
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
407-3-359.64

РДСПРЕДЕЛИТЕ/ЬНЫЙ ПУНКТ 6-ЮкВ С КДБЕ/ЪНЫМИ 
гатлющими И ОТХОДЯЩИМИ ЛИНИЯМИ,С ПИТДНИЕМ ПО ДВУМ 

ЛИНИЯМ, С ДВУМЯ ТРЛНСФОРМЛТОРЛМИ 
МОЩНОСТЬЮ ДО 630 кМ ШДЫЙ,

ДЛЯ ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

тип 1РПК-2Тм
Лльбсн I

Электротехнические чертежи

20813-01

) платье с кружевом

http://www.kruzhevo-len.ru


ТОПОВОЙ ПРОЕКТ
Й07-3-359.6Ч

РА ЗД Е Л И Т Е Л ЬН Ы Й  ПУНКТ 6-10 кВ С КЛБЕЛЬНЫМИ 
ш тяощ им и И ОТХОДЯЩИМИ ПИНИЯМИ С ПИТАНИЕМ ПО ДВУМ  

ПИНИЯМ С ДВУМЯ ТРЛНСФОРМДТОРДМИ 
МОЩНОСТЬЮ ДО 63 0  кВ.П кпждый  

ДЛЯ ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
тип ii РПК-2Тм

Д льбо м  I  

Состав проекта

Разработан
проектным ИНСТИТУТОМ 
„Гипрокоммунэнерго "

А п ъ ь т  Ш .  Ведомости потребности б материалах.
Vtbepwaew Минжилкомхозом РСФСР 

Приказ от 45г.06.198Дг.
Введен вдействие институтом „Гнпрокоииунзнерго 

Приказгг* 92 от i5.jO.|985.p.
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1 В е д о м о ст ь  ч е р т е ж е й  основного к о м п л е к т а

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные (начало)
2 Общие донные (продолжение)
3 Общие донные (продолжение)
Ч Общие данные (продолжение)
5 Общие данные (продолжение)
в Общие донные (продолжение)
7 Общие донные (продолжение)
8 Общие донные (продолжение)
9 Общие донные (продолжение)
10 Общие данные (продолжение)
11 Общие данные (продолжение)

11 Общие данные (окончание)
11 Схема принципиальной 6-10 к В Ы1 (питою-

щие линии но 630 8)
14 Схема принципиальной 6-10кВ Ы1 (питою-

щие линии на 1000 Я)
1S С хемо принципиальная 6-10 кВ Ы2 (питою-

щие линии но 630 8)
16 Схема принципиальная 6-10 кВ N 2, ____

7иловой проект роз роботом £ соогпвететбии сбей' 
ствующани пор по ми о про било пи и предусматри
вает мероприятия, обеспечивающие Взрывную, 
£$рывопожсрнуго и пожарную безопасность при 
эксплуатации здания. ^

Главный инженер проекта ЧН^мГ^Шестерпип

Диет Наименование Примечание

(питающие линии но 10008}
П Схема принципиальная g-f̂ /rg л/3 (питою

щие линии но 630 Я )
Схема принципиальная 6-10 кВ г/3 (питаю
щие линии на 1000 в)

19 С хема принципиальная 04 к В с ЙВР
20 Схема принципиальная 0,Чк6 без ДВР

(трансформаторы J00~ 160 кВ-8)
21 С хем а принципиальная 0,4 кВ без ДВР

(трансформаторы 250'6Ъ0 к В • 8)
22 Схема собственных ну мед
23 План и разрез РП. Заземление

1А.
25

План РУ при питающих линиях на 6308

2 В
План РУ при питающих линиях но 10008
План щита 0,4кВ для Варианта е 8ВР

21 План щита 0,4кВ для варианта без ЙВР
28 Установка трансформатора. План
19
30

Установка трансформатора. Разрезы.
Установка трансформатора. Петаллоконегруч
ции

Г/и»кгип боранов1К Щ
ГхипзХМшестерни* ->
Н Контр Г</*гсС Ч яр ,

Привязан

инв.Ы*

Ц 0 1 - Ъ - Ъ 5 9 .  д Ц ~  Э

Распределительный пункт 6̂ 10 кВ для 
городских электрических сетей Тип [> РЛК-2Тм

TTsrwn grant

Общие данные 
( ноиолО)

р \ *  \SS \

Шпрошинжрпз
г. М о с к в а

JJ4/3-C '



Лист Наименование Примечание

Ъ\ УстоноВка трансформатора. Плита проходная
32 Установка трансформатора, барьер.
31 Кабельный журнал по схеме N1(2) (начало)
S4 Кабельный журнал по схеме N1(2) (окончание)
35 Кабельный журнал по схеме N3 (начало)
30 Кабельный журнал по схеме N3 (окончание)
37 Прокладку кабелей по схеме /61 (2)
30 Прокладка кабелей по схеме N3
Ъ9 Расстснсбка кабельных конструкций
НС Электроос Вещ енц е.
Hi изолирующая подстабко.
HZ Питающая линия 6*10 кВ с направленной

защитой. Схема электрическая принципиальны
нъ Секционный Выключатель 6*10 кВ. Схема

электрическая принципиальная.
44 Отходящая линия 6*ЮкВ. Схема электричес

кая принципиальная.
нв Питающая. резервная линия ВшЮкВ. Схемо

злек трииеекоя принц ипиольная.
46 Питающая линия 6*10 кВ с направленной зя-

шитой. Схема электрическая принципиальная.
Перечень аппаратуры.

41 Секционный Выключатель 6-10 кВ. Схема
Электрическая принципиальной.
Перечень аппарат уры.

чв Отходящая линия 6~10кВ. Схепо электричес-
кая принципиальная. Перечень аппаратуры.

но Питающая резервная линия 6-10 к В. Схема
электрическая принципиальная. Перечень аппаратуры,

Лист Наименование Примечание

50 Трансформатор ( Вариант с ЯЬР) Схема злектри

ческа я принципиальная
Si Секционный аВтомапп 0.4кВ. Схема электри•

ческая принципиальная.
52 РУ 6 *10кВ по схеме 2. Ря Вы заэюимоВ номер НСО
53 Р У 6-/Окб по схемеЪ.Ряды зожимоВ камер НсО
5 к Трансформатор (Вариант с ЙВР) Ряды зажи-

моВ панелей U1010 ВВодоВ.
55 Секционный автомат 0,4 к В. Ряды зажимоВ

панелей ЩО 10

При Вязан

НнВ№

4 0 1 - 3 - 3 5 3 .  8 Ц -Э
Росту ре делитель пою пункт 6- ТОкв для 
городских электрических сетей Тип ЗРПК-2Тн

Общие данные 
(про должен ие)

Стодчя Л ист Л/етоб

(Шротм̂шЕрга



ГГ
нТ

Л*
 

I f'r
fnu

c*
 и 

до
п?

 \d
jcm

 U*
i. *

/*

Ведом о с mb ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документЬ(
— I1!31

М1020̂ Ллделия̂ заво.дов /лавзлтря
монтанга. Справочник. JS8Al_

-  3.JJ
Прилагаемые документы 

Задания заводам-изготовителям
на злектрообооидо вание.

-  АС Архитектурно- строателбнЬ/Р_____

детали и коне тракции Альбом И .
-  ГО Спещ/рикации оборудования Альбом i
-  Г Сметы А левом l!
-  вм М̂ омрстпу_ротебностц. f материя/m. Альбом VO

Ведомость Основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение hiаименование Примечание

- э Элект патетические чеотенп/. Альбом I
-А Р > I- 1 к !

• 1 I Альбом в
-06 Отопление и вентиляция Альбом 0

Общие указания.
Типовой проект распределительного пункта РП типа [(РПК-2Тм 

разработан 6 соответствии с планом типового проектировано? 
Госстроя СССР ла i383r взамен типового проекта 
РП типа вРПК'2Тм на основании задания но 
проектирование, ут вермсде много МинмилкомхозомРСФСР 

вОавщста /S3 Зг

___________________________________________________ \4

РП предназначен для городских электрических 
сетей € ~/ОкВ со следующими значениями сквозного 
тока короткого замыкания; эффективное значение перио
дической составляющей -  до £0 к А, амплитудное значение— 
до $1 к А и размещается В отдельно Стоящем здании.

По пропускной способности питающих линий проект 
разработан в двух вариантах: С питающими линиями нс 
630А и на iOOO А.

РП выполнен из условия применения его В систе
ме Электр о снабжения с централизованным контролем
с использованием средств телемеханики.

РП Mojfcem быть применен и в нетелемеханизи
рованной сети 6 ~ /0 кв, в этом случае цепи, отно
сящиеся к  телемеханике, не выполняются.

Схемы электрическив принципиальные
6 - 10 кВ.

На напряжении б-/0к8 принята одинарная секци
онированная ( двумя разъединителя ми или масля нвт 

выключателем} на две секции система сборных шин.

Привязан

НнЬ У?

Г1 их» им 
Гл шт пР
HjfQftrnp

Ьурч&ов
и/ктерним
Гу»*6

407-3-359.- Ь ^ - 3
Рас првделитёльнбш пункт 6~/0кВа'ля городских 
Электрических семей. Тип 0 РПНтЗТм

C/nah't Лист JperncK
Р 3

Общие данные 
[продолжение).

(ЙПРОНОММУНЗНЕРГа
г Мсеквсг
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К каж д о й  секции присоединено: одно питаюицоя и Ч-S отходя
щих. линий, трансформатор напряжения; розрядники и  
силовой трансформатор мощностью от 100 до 630 кв Я для 
питания городских потребителей.

В зависим ост и от способа резервирования питания 
шин РП в проекте представлено т ри варианта схем:

Схема rJ l. Питание РП по двум параллельным линиям 
{секционные разъединители нормально замкнуты.)
С хема П ит ание РП по двум линиям, одна из кото
рых является рабочей; вторая-  резервной {секционные
разъединители нормально замкнуты.)
Схема л/3. Питание по двум раздельно работающим 
линиям, подключенным к разным секциям  (секционны й  
выключатель нормально отключен) Резервирование питаю
щих линий предусматривается но секционном выключа
теле, оборудованном устройством ЯВР.

С х е м а  элект рическая принципиальная О, ЧкВ. 
Шины 0 ,4 кВ секционированы но  две секции рубиль
ником или  авт ом ат ом  в Зависимости от отсутст
вия или наличия ЯВР. И каж дой секции ш ин подклю 
чено по одному силовому т рансф орм ат ору через 

рубильники и л и  авт омат ы в зависимост и от мощ 
ност и трансформаторов.

При обслуживании защитных аппаратов 6-10иО,4кЪ 
трансформатора одним и тем ж е  персоналом, защ ит 
ный аппарат но напряжении 0,4К В трансформатора мо
жет  не устанавливаться.

Количество и нагрузка отходящих линий определяют
ся конкретным проектом. М аксимально возможное 
количество отходящих линий , 6 представленном в

проекте варианте, В случае установки панели  
уличного освещения, ровно 17. Присоединение л и н и и  
к шинам 0,ЧкВ предусмот ривает ся через рубиль
н и к и  и  предохранители.

Сечение сборных ш ин щ и т а  О, ЧкВ п риня т о  с 
учётом перегрузки  т рансф ормат оров до в0  7о с 
проверкой но т е р м и ч е с ку ю  и  динам ическую  уст ой- [ 
чивост и при трех полю сном  корот ком  за м ы ка н и и .

И зм е р е н и е  и учет  эл ект р о эн ер ги и  
Ь РП уст анавливаю т ся следующие изм ерит ельные  

приборы-.

а) вольт мет ры с переключателями на к а ж д о й  
секции шин 6-10 к  В]

б) амперметры на  питающих, отходящих линиях и  на  
секционном выключателе 6 -10к В ;

в) амперметры на стороне 0,4 кв  силового трансформатора*, 
t) вольтметр цо шинах Ц V яг В.

8 РП, преднозначеиных для городских электрических 
cemeut установка счетчиков на линиях 6-10 кВ  и  но  
силовом трансформаторе не требуется. Ь случае
применения проекта для промышленного предприятия

П р и в я зо к

UhB.Nz

1:- 1 1— ——■1 f'vu'i пт 1ич*1*/гм Л
Глмнжлр. Шестерная
Нломтр. Гужсе

б*
~
~ "■

4 0 1 - Ъ - Ъ 5 9 .  Ь 4 ~ э

Распределит ельны й пу, 
городских электрических

н кт  6-10 кВ для 
сетей. Тип ЛРПК-ЯТн
Стадия лист Листов

Р
Общие д а н н ы е  
(п р од ол ж ение )

[ЙПРОНОМНУНЖРГО
г. Москва

Л/1 *>/*-*> ✓
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Вопрос о необходипост и уст ановка счетчиков электро
энергии долж ен решаться п р и  привязке проекта.

Релейная защ ит а, авт о м ат и ка  и 
Вторичная коммутация.

Схемы В т о р и ч н о й  ко м м у т а ц и и  вы п о л н е н ы  для 
т елемехонизчробонных сетей.
Проектом предусм ат ривает ся  применение 6 РП опе
ративного переменного т ока.
6 соо т ве т ст ви и  с т и п о в ы м и  схемами к а м е р  ИСО-272 
пит ание ш инок управления и сигнолизоции  предусмат 
ривается от ш и н  собст венных н у ж д  РП но н а п р я ж е н и и  
220В. Н аличие АВР н а  ш и н а х  собст венны х н у ж д  обес
печивает дост ат очную  надежность п и т а н и я  ц е п е й  
оперативного т о ка . От ш инок управления п и т а ю т с я  
цепи управления, си гн а л и за ц и и  и АПВ.

Ц епи ЯВР но секционном выключателе и резервной  
пинии в -Ю кВ , к а к  наиболее от вет ст венные, получают  
пит ание от  т рансф ормат оров н а п р я ж е н и я .

Управление приводами выключателей производится 
кнопками^ обеспечивающими удобство а  безо
пасность Операций

В проекте предусм ат ривает ся В озм ож ност ь  
централизованного конгдроля с помощ ью средств т еле
механики. Расшифровка неисправност и в РП произво
дится по блинкером, о  аварийного  от клю чения выклю
чателей по сигнальны м  л а м п а м .

Р елейная за ш и т а  предусм ат ривает ся в следующем  
объеме-

о) рабочие пит аю щ ие л инии  выполняются без за щ и 
пан со С т ороны  РП *

ь

6] на резервной пит аю щ ей линии  уст анавливает ся 3 
максимально* токовая защ ит а прямого действия*, ' 
В] но к а ж д о й  параллел ьной  линии (схема N1) чет а- j 

наплавается м а кс и м а л ь н а я  т оковая и максимальная  
токовая направленная  за щ и т а ; |
г) на секционном вы клю чат еле у ст а н а в л и в а е т ся  

максимальная т оковая  за щ и т а  прям ого  дейст вия, 
Выводящаяся из дейст вия после включения выключателя,
Э) на отходящих линиях предуспатривается максим альная  

токовая защита и отсечка прямого действия, о т а к ж е  \ 
Защита от замыканий на землю с действием на сигнал.

Автоматика предуспатривается в следующем объеме; 
а} на секционном выключателе В-10 кВ - АВР (схемаг/З)*
6) на резервной линии 6 - 1 0 * 8 - А&Р (схема Ы2 ) ;
В соответствии с т иповыми схемоми камер Ц СО-272  

ЬаВод п р у ж и н ы  после АВР производится Вручную кнопкой

8) на отходящих линиях однократное элект рическое  
АПв (необходимость АПВ определяется при привязке !
проекта); j
г) на секционном автомат е 0,4кВ*' АВР (ВВарианте сАВР/ I

Необходимости устройства АЧР решает ся при привязке
проект а. Привязан

ИНЬ.Н*

4 0 1 - 3 - 5 5 9 .  8 4  - ЭГ/Шпяг ЦПbaponot ~ Щ р
Гя ип*г пр ШестерпамI**** ' Распределительный пулкт 6 - 1 0 кв  для 

городских электрически* сетейТилй РПК-2ТнН центр. Гу^еС ~ Щ Г
Стадия Л и ст puemei

Р S
-- - Общ ие д анны  е 

( п р о д о л ж е н  и е ) (КПРОКОШЗШГ
г. мое*to



Теле пехамико.
Проект позволяет выполнить телемеханизациюРП в 

объёме} предусмотренном „инструкцией по проектированию 
городских и поселковых элект рических сетей ьсн-ЗЧ-вВ

а) индивид у алъ нал телесигнализация положения Всех выклю
чателей 6-10 к  в;
б) телеизмерение нагрузки всех питающих и отходящих 
линий 6 -1 0 кВ)

в) телеизмерение напряжения но к а ж д о й  секции шин 
6-10 кВ',
г) телесигнализация общего аварийно-предупредитель
ного сигнала.

— земля В сети 6 -1 0 кВ.

Схемы вт оричной  коммутации, применяемы х в проек
те НсО -2 ?2, рассчитаны но привязку любого серийно 
Выпускаемого В настоящее время отечественной про- 
пышленностьго устройство телемеханики, позволяющего 
осуществление операций телемеханического контроля 
коммутационного оборудования распределительных пунктов.

Выбор аппаратуры телемеханики выполняется 6 от 
дельном проекте с привязкой к  тому комплексу телемеха
нических устройств, который ё настоящее время эксплу
атируется в данных городских электрических сетях.
В проекте необходимо учитывать всю телемеханичес
кую  аппаратуру, устанавливаемую на  ст ороне РП, а  
т акже устройст во телемеханики и контрольно- ком 
мутационную аппарат уру телемеханического назначения, 
устанавливаемую для при в я зываемого РП но стороне 
диспетчерского пункт а.

7

!
Д ля размещ ения аппарат уры  выделено место в 

помещений собственных н у ж д  РП, где для крепления  
устройств телемеханики напольных вариант ов установ
ки предусмотрены закладные дет али 6 полу (см. строи
тельную част ь проект а - альбом и).

От ш инок собственных нуж д  РП предусмотри б а ю т 

ся две линии  для пит ания аппарат уры  т елемеханики.
Для прокладки  кобелей От устройство телемеханики 

до камер (\C0-272 В РУ6 -1 0 кВ предусмотрены место в 
общем кабельном канале рядом с кобелями вт оричной  
коммутации.

Для Ввода Внешнего кобеля св я зи  предусмотрена  
вод о газопровод на я труба (см. строительную часть проекта- 
альбом [ i .)

Собственные нужды РП 
Для пит ания ш инок оперативного тока, оппорот уры  

телемеханики и осветительного трансфер мотора 280/36 & 
предусматривается камера с аппаратурой собственных 
нужд заводского изготовления, выполненная В габаритах 
камеры К  СО-272.. Пит ание ш инок собственных н у ж д
осуществляется от двух секций щита о.чкВ поддам линиям

ЦриЬязан

ИнЬ.Н*

Ц 0 1 - Ъ - Ъ 5 9 -  84 - э
. . . . —.АГа инжин Баранов

Oi цнж.пршеетернинЖ Распределительный пцнкт 6-ЮкВ для
Нконтр Гу/ке£ городских электрических сетей ТипиРП№!НА

ИЕЫЯ ЕППаЯ ВДН&ДИ
Р 6 |
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одна из которых, рабочая, другая •резервная. Резервное пи
тание включается автоматически при исчезновении 
напряжения но основном источнике электроэнергии.

Элект роосвещ ение и силоЬоя сет ь, 
во все/, помещениях РП принято общее освещение но  

напряжении ЪВО/ггоВ с лампами на 2206  и  переносное 
освещение но напряжении S6B. внутреннее освещение ка
мер KCQ-272 выполнено на напряжении 36 в. Розетки для 
переносного освещения и лампы внутреннего освещения ка
мер КС0 питаются от шинок собственных нуж д  через по
нижаю щ ий трансформатор 220/3 6В. Групповой щиток 
общего освещения питается от 7}секции шин щита 0,4к 3.

в случае ревизии Н секции Щита 0,4 к В или Н секции шин 
в '10кВ питание щитка освещения должно быть временно 
переведено на шины I  секции 0 ,4 кВ.

В РУ 6 тЮкЗ в качестве источников света общего осве
щения используются отдельно устанавливаемые 

свет ильники.
Приборы злектроотолления питаются от общего с электро

освещением щитка. Управление отоплением ручное-при по
мощи пакетных выключателей; устанавливаемых на 
каж дой  группе электрических печей.

t iо и с т р у /г т и 6н о в  В ы п о л н е н и е .
В здании РП располагаются: РУ6-(0к&, два трансформа

тора 6Ч0/О,4к6 мощностью до 630кВ Й,щит 0.4кВ, панель 
управления уличным освещением; аппаратура телемеханики.

Распределительное устройство 6-10 к В располагается в 
отдельном помещении, комплектуется камерами односто
роннего обслуживания серии КС0~372-У4, устанавливаемы
ми в дво ряда Трансформаторы устанавливаются в отдель
ных кимерах, расчитомных но установку трансформатора

_ _ _ _ _ _  \б
мощностью до 6$0кВ'Д, Щит О,4кВ располагается в помеще
нии, смежном с камерами трансформаторов, и  комплекту
ется панелями щОЧО.

'Трансформаторы соединяются со щитом 0,4кВ голыми ши- 
намц,с РУ в '10кВ. - кабелями. |

Панель управления уличным освещением и аппаратура те
лемеханики размещаются Ь помещении собственных нужд; В этом 
ж е помещении располагается щиток освещения и элсктроотоп- , 
ления. |

Выводы линий В-10 к 3 и 0,4 к  3 кабельные.
Крепление электрооборудования и  конструкций осуществля- |

ется приваркой к закладным деталям в полу и 6 стенах) 1 
предусмотренным В строительной части проекта. !

3мвеммение и защита от грозовых.
перенапря ж ени й . .

Заземляющее устройство РП принято общим для пап- > 
ряжений В-10 и 0,4сВ. Сопротивление заземляющего устрой
ство должно быть /?з ̂ ~Уз Ом в любое время года. i
Заземляющее устройство выполнено углубленными заземли- 
телями из полосовой стали, укладываемой на дно котлова
на по периметру фундамента здания (см. строительную 
часть проекта - альбом /7). I

П р и в я зан

ипСЫ*.

407-3-353.-84-5
Гх июлеБоромов ж
Глимлглр % % 1 ■ j> Распределительный пункт 6 -Ю к В для городских электрических сетей. Тип JJPnK-ВТнН комгр Гу.хсб

Стадах Лист Л ист ов
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Углубленные заземлители обязаны с магист ралями з а -  
земления в двух местах. Магистрали заземления Выпол
няются из полосовой стали. 3 качестве от вет влений  
от магистралей используются нулевые ж илы  побелей 
и специально прокладываемые стольные полосы.

Сопротивление заземляющего устройство,приведённого 
в проекте, равно П Омам, что соответствует грунтом 
с удельным сопротивлением растеканию т ока (J>), 
равным 0,854О4Ом см.

Для защ ит ы  обмоток трансформаторов от волн,при
водящих е линий 0,4 к  в (п р и  наличии воздушных линий 
0,4 к В не экранированных зданиями) ,  6 камерах трансфор
но торов но &ьиводах Ц 4кв  трансформаторов устанав
ливаются разрядники PBH-O.S.

Для защиты оборудования 6 -10 кв  (при наличии кабель
но-воздушных линий 6тЮ кв) но шинах Ру$-Ю кВ устанав
ливаются разря дни к  и РВО-6-10 кВ.

!
1
1
Iiс
гI

М ероприят ия по технике безопасности 
и противопожарной безопасности. 

Мероприятия по т ехнике безопасности предусмотрев 
МЫ в проекте в объёме Правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей 191чг. Для предотвращения 
неправильных операций, при обслуживании и ремонте в 
PSG-Wk B предусмотрены следующие мероприятия: 

о) механическая блокировка от ошибочных операций в 
пределах каждой камеры К С 0, выполняемая заводом 
изготовителем;
б)запирание Всех приводов разъединителей и заземляющих 
ножей висячими Замками в соответствии с протоколом, 
ут вержденным в ноя б ре - декабре 1911г. Заместителем 
начальника Главтехуправления Минэнерго СССРт. Лнти

повым Н.М., начальником отдела по технике безопасности и I 
и пропсами тории Минэнерго СССР т. Гаджиевым Р. Я а  
главным инженером Госэнергонадзора Минэнерго СССР 
т Копытовым tdB - вы пол н л ется эксплуатирующей организацией, 
в) окраска в красный цвет рукоят ок приводов зазем
ляющих ножей и зон ков, запирающих эти приводы и в 
черный цвет заземляющих ножей разъединителей.

Для обеспечения безопасности людей при эксплуатации
РП проектом предусматривается комплект защитных 
средств в соответствии с приложением 5 ПТ Б при эксплуатации 
электроустановок потребителей, и устройство зозепленая.

Противопожарные средство и инвентарь должны быть 
установлены в РП в соответствии с местными иным рук ■* 
цияпи, согласо ванными с органами Государственного 
пожарного надзора.

Указания по при Вязке проекта.
1 При привязке проекта необходимо произвести расчет ту 

ков короткого замыкания на шинок в -10 кВ РП и проверить 
возможность привязки проекта. Выбрать схемы 6-10 и 0,4 к&,

2 в выбранных схемах заполнить вес блики / / ,  проста
вить схемы соединения обмоток трансформаторов.

Привязан

НнВ.НЗ.

rx.un»t.tn
И. контр.

Воронов
Шестермиь -ль
ГЯлесв

4 0 7 - 3 - 3 5 9 .  8 4 - Э
Распределительный пункт 6-Ю кВ для 
городских электрических сетей. Тип Ц PfffiSTtn

Общие данны е  
Jnp  о д о л ж е н и е )
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Ненужные схемы зачеркнуть. Но планах РУ и щита 0,4 к В Ьычер- 
Муть ненужные варианты. Зачеркнуть ненужные схемы 
вторичной коммутации. Скорректировать кабельный Журнал 
и прокладку кабелей для выбранных схем-ненужные зачеркнуть.

5. В случае установки трансформаторов мощностью от 
ЮОдоЧООкВ-fl внести изменения Ь части сечения шин 
Ошиновки трансформаторов, в спецификацию на чертеже 
плана установки трансформатора, в специф икацию обору
дования и в Ведомость объемов элект ромонт ажны х  
робот.

4. Определить необходимость установки разрядников 
Q5k6. В случае, если разрядники не требуются, вычеркнуть 
их но схеме О, ц к В, на плане РП,но плане и  в разрезе 
установки трансформатора. Но чертежах установки 
трансформатора „ План *' и „  Металлоконструкции” вычерк
нуть конструкцию типа 3 и провод ЯПР-ввО. вычеркнуть 
разрядники и провод ЯП Р-660 из спецификации оборудования 
Скорректировать ведомость потребности в материалах 
в части металла. Скорректировать ведомость электроном-

i

I

V

с

та ясных работ.
5. Определить необходимость установки разрядников 

6-Ю к В. В случае, если разрядники не требуются, вы
черкнуть их на схеме и в опросном листе альбома /7/, 
вычеркнуть камеры ПСО с разрядниками на чертеже 
плана РУ и,при необходимости, скорректировать план

6. Но схеме собственных нуж д в таблице количест
во электропечей вычеркнуть строчки для наружной 
температуры, не соответствующей условиям привязки.
В случае применения камер /ГС0~313 в исполнении уз 
количество устанавливаемых электропечей должно быть 
скорректировано.

7. П р и  привязке проекта к  площадке с г р у н т а м и ,

имеющими %Р т-0.85'10ч Ом-см, произвести расчет зазем-\ 
ляюихего устройство с учетом рекомендаций ПУд и 
СМ 103.-16 и , В случае необходимости, дополнить приве
денное в проекте заземляющее устройство вертикаль 
ныпи заземли т еля м  и, скорректировав при этом ведомость 
потребности в мат ериалах и ведомость объёмов 
электромонтажных работ.

8. Привязать спецификацию оборудования и  материалов,
ведомость потребности в материалах, и ведомость 
объёмов электрономтожных робот.

9.Определить объём защитных средств в зависимости
от системы организации эксплуатации и местных 
условий, скорректировать ведомость защитных средств 
и вклю чит ь и х  6 спец иф икац ию  оборудования и м а 
териалов, пост авляем ы х заказчиком .

10- При необходимости дать задание строительному 
отделу но перекрытие рифленой сталью кабельных
каналов в РУ 6-10 кВ и в  помещении щ ит а 0,4к& а 
также на размер колеи под силовые трансформаторы 
мощностью Юо- aSQKB ft.

п При необходимости иметь $олее 8-9 отходящих линий $-10*8 брп 
могут быть использоВаны сВободные места, а при отсутстВии набельно- 
Воздушных линий еще и места подкамеры разрядников.
I Л? При разработке телемеханизации РП, В дополнение к указанному В 
разделе,. Теле не хани на"при neoSx о дин ости, При 6 я зон
Выдать задание на устроистВо. ■■■— ..... . .......г~—

а)телесигнализации о снижении допустимой------------------------
температуры В помещениях РП. ' ~

^телесигнализации o f открытии двери 8.РП Ипв ы* 1 1

fJar-.M имБорапоб Ш 1Гл ипягпг Шеетер.чим
Н контр Гуте 8

4 0 7 - 3 -355 . 84  -Э
Распределительный пункт бчОкв для 
г ородегик электрически к сетей. Тип JT РПК— ЯТп

СтопилЛист Лие/ПОЬ
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Ведомость защ ит ны л средств по технике дезопссмости

к!с
п. п.

Наимепобоние
и техническая характеристика

Тип,
марка

S3.
UZM. j

потребность 
по проекту
схе
маЫ1

схемаHi
схе
паN3

1. РУ Ьыше 1000 3 , обслужи- I
Воемые местным дежурным

1.1.
персоналом

Штанга изолирующая и для на-
ложения заземления ТУ538.232-14
на напряжение 10 кВ ШЪП'10У4 шт 1 1 1

1.2. Указатель напряж ения
от 2 до 10 кВ У В Н -80 шт 1 1 1

1.3. Клещи изолирующие но нопряже-
ние ЮкВ Н-10 шт 1 1 1

1.4. Перчатки резиновые диэлект-

рцческие ГОСТ 13385-78 пора firnctiez~нГrupeeпенеег
1.5. Временные ограждения (щ ит ы) шт

неменее
S

ftiменее
г

нвпене*
3

16. Плакаты предупредительные КОППА не«у* "ТЯГпем*е пгпенсеч
1.7. Защитные очки паро 2 2 2
1.8. Протибогоз шт 2 г 2

2. РУ Выше 1000 В, дезместного
дежурного персонала (при цент•
ролиъоВанном обслуж ивании)

2.1. Штанга изолирующая и для моложе
ния зоземления ТУ 538.232 -74
на напряжение 10 к В ШЗП-ЮУЧ шт 1 1 1

2.2. Подстабка изолирующая

1(см. лист  (г/ ) шт. 1 1
2. 3. бре менные ограждения (щ ит ы) шт.

неhenet пенет непенее
2.4. Плакаты предупредительные компа ~7ПГпспесч

нё'пени~мГ~пенее

Н

№
п.п.

Наименование
и техническая характеристика

Тип.
мор на

ед.
азн.

потеПО Ctf.
T7F3 
но I ли I

сс пасть loexmy
С и - | по I пЗ

схе
ма н з

Ъ. РУ (электроустановки)доЮООВ г п
3.1 Индикатор напряжено* am 220

до 500 В, ОТ >J 107.50^004-8 4 МЫ Н'1 шт. 1 1 1
з. г. Клещи изолирующие

но напряжение до 10 к & К - 10 шт 1 1 1

3 3. Перчатки резиноЬые диэлект-
трияеские ГОСТ 1 3 3 8 5 -7 8 паро 2 0

з.ч. Монтерский инст румент
с изолирующими ручками компп

/т с ntjm П€ М "п*н**
3.5. Переносные заземления шт НСMtMtt НС"*(#9Жя
3.6. Галоши резиноЬые диэлектри-

чеекие ГОСТ 13385-78 пара & 2 г
3.7. Плакаты предупредительные комол

ilkMtjnt ' пГ' пе«м не1tg9A
3.8. КоВер резиноВый диэлектрический

ГОСТ4997-7 5 шириной 90Опм, длиной

1500мМ, толщиной 6мц. шт 2 Z г
3.9. Временные ограждения

( щиты и  прокладки) КОМПЛ.
Н€пене*г

непени пй*»<г
310. Защитные очки пора 1 1 1
311. Протибогоз Ш (Г, 1 1 i

Придя:мм

НнВ. N0

Гл.инне.ин
Гл.инжмШестерни*

Баранов
XН. контр. 7Щ е5

Ноч.отб. Зотова
Глспец. Гуже(,

КоронкеЬииИм нее нес

4 0 7 -3 -3 5 3 . 8 4 - 2
Распре белит е льны а пункт 6-70 кВ для
городских электрических сетей Тип П РППт2Тм

Стадия Лист Мостов
Р ю

Одщие данные 
(продолжение ) (Шронош

г. поскВаЖЕРГО
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Вед о пост ы  объепоб электромонтажных робот
н°

п.п. Наименование робот
Ед.
изм.

хапинес/пба Приме- 
чамие

с*е-поЫ1
схе- Схема̂

1. Сило Вое электрооборудование
1.1. УстаноВко силоЬых трансфер-

матороВ/ /к В  А /  //о.Чкр> шт 2 2 2
1. 2. Установка комер комплект -

ного распределит ельного
устройст во т и п а  АСО-2 *32,
с ш инным мост ом шт и ии

1.3. Установка панелей распре-
делительного шита типа ЩОЧО шт 1 1а I I

1.4. УстомоВко распределительного
— — .пункт а ПР 922 2 шт 1 1 1

1.5. Уст ановка пакет ны х и

ус то но Во чных Выключателей
при Ь наружн-^20°С шт 6 6 6 —----

1. 6. при t наружна-ЪО*С шт 7 7 7
1Л. при t  МОруЖИ.* -УОсС шт 8 2 8
1 € УстомоВко элекгричс ских печей ПЗТ-Ч --------—

n p u t нрружн. - -2 0 еС шт 19 19 19
26

—------ _1.3. n p u t нор узки. - -30" С шт. 2S
30

26
НО. При t  Hopyotcn. - ~А0° с шт 3030
1.11 Монтаж разрядников РВ H-O.S шт 6 В 6
1. 1г. УстоноВко опорных изолягпо-

роВ до. 10 к  & т ипа ОФ шт 16 16 161.13. Монтаж шин одер ж и т е л е й шт 16 16 16
114. Монтаж шин /7Д 31Тсеу. Ъ 6*60 ----—-—

(схема 0,4кВ сА Ь Р л р и

г
I

трансформаторах 1С0-250кЬ 21 М

I:___

и 38 38

тг
*
ч>
1
о
•о

■съ>
t:

гъ
о

Щ
№ 

п. п. Наименование р аб о т
Ед.
изм.

Количество Приме-  | 
чание л

схема
Л ± .

еже-
33

Схе-
"3

115. Монтаж шин АД31Т сеч. до 6 *6 0 I
(схема 0,Чк& дез АВР при i

трансф арматорах 100-250 к В А ) м 35 35 35
1.16. Монтаж шин ЙД31Т сеч. до В х 80

(схема 0 ,4 кВ с АВР при
трансформоторох 400к В -А ) М 33 33 33
(схемой, У кВ без АВР при [
трансформоторох йООкВ-А) м 30 30 30 \

1.11. М о н т а ж  шин RА 317сеч. до 10х(00
----------------f

1
(схема 0,4 к  В без АВР при \

трансформаторах 6 3 0 кВ- А ) м 33 33 33 ----------------1Г
(схема 0 ,4 кВ с АВР при ---------- -— ~ t

т рансф ормат орах 6 3 0 кВ ' А) м 30 30 30
ив. ИзготоВление и м о н т а ж "

проходной асб ест о ц ем ент - i
ной плит ы  р а з м е р а м и !
000x320, для ш ин 0,4кВ шт 2 г 2 z z d

ПриЬяъан

!
----лUri 6./V? -----Г

Ц 01-Ъ -Ъ 59. Ь Ч - Э
Расаределительныйпункт $ - г О kjB для ““ 
горооских злентричсски % сетей Типррпк-^тгг

]с/гизди̂  лист | Лис г-rtf

Общ ие д а н н ы е  
(п р о д о л ж е н и е )

•И

Шртгтш?£
г. Моек t o



ы*
п.п. Н аим енование  р а б о т

Ед.
J3M.

количество Приме- 
чониесхе

Vi
Tit-
%?

схемаN3
1.19. иъготобление дере Вя ин о й

изолирующей подст оёки,
на ш ипах и  клее, но 43

неормироВанных изолят орах ш т 1 1 1
1.го Изготовление и м о н т а ж

съемного деревянного барьера
длиной 3000 шт 2 2 2

1.21. изготоВление и м о н т а ж
сборных металлоконструкций
(схема 0,4кВ с ЯВР при

транссрормоторах 100 -400  кВ-й) т от 0,0310,031

1.22. Изготовление и  м о н т а ж
с Во рны х м еталлоконструкций

(схема 0,4кВ без ЙЬР при
трансформаторах 100-400 кв'Й)

[схема 0,4кВ с ЙЬР при
транссрормоторах 630 кВ- Я) т 0.021 0.0210.02)

1.23. ИзготоВление и монт аж
сварных металлоконструкций

(схема 0,4кВ без ЯВР при
трансформаторах 6 3 0 к В 'А } т 0,031 о.тот

1.24. Монтаж сборных кабельных
конст рукций шт 59 59 59

1.2S. Прокладка силоВык кабелей
по стенам и на конструкциям

nput наружи.*- 2 0 ес км 0,1S3 0,1530,152
1.2 6. при t  наружи*- 309С км 0.161 QT65ом
1.24. при t  наружи.-~40°С км 0,180,18 0.П9

Ыс
п.п. Н аименование р а б о т

ед.
изн.

Количество П р и м е -  
чо н и е 'схе-

1Я
схемаН2

Сме

1.28. Прокладка контрольных кобелей

но конст рукциях
(схема 0,4 кВ с ЯВР) км Q03 40G40(№

1.29. Прокладка контрольных кабелей
но конст рукциях
{ схема 0,4кВ без НВР) км. 0.011 Q.04Sa os

1.Ъ0. Прокладка проВодо ЯПР км 002 002 0.02
1.31 Прокладка Внутренней магистрали

заземления - стольная полоса 40x4 н 100 100 100
1.32. Прокладка отпаек от Внутренней

магистрали заземления-стальная полоса 25*4 м 20 20 20
2. Электрическое осбещение

2.1 Установка светильников с л to ни нес-
центными лампами шт 7 7 п

2.2. Установка светильников с л о м -
п а н и  накаливания шт 8 8 8

2.3. УстаноВко патронов, выключателей
и штепсельных розет ок шт 14 14 14

2.4. Прокладка кабеля ЯВВГ
для осветительной сет и км. о т 0.14S0.145

ПриЬязон

[ЛАЧЖ41НБаранов Щ 4
Глмюе.па Шестерные
Н.комтр. Fyxcff и щ
Нач.отд. Зотоба
Гл спей. ГужеВ
Инжшо коронкевин

ИнВ. М*

4 0 7 -3 -3 5 9 - Ъ Ч -Э
Распределительный пункт 6-юкв для 
городских электрических сетей Тип Ц РПК-2Тц

Е№П ЕЕЯ Р/ШЬШ

р 1 «  1
Общие данны е  

(о кончание ) Шчрнаоотпл Москба
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11 №-€00 РЗо ЩВ-600 т-еоо Ш-бм 1ПА-боо /ПВ-€00 В8А 9-Ноо /А* Сл/) X/TAfZ/
Розъедсчителе щнейныи
кб 7л̂мЬ>' /.V т 0т~гг‘л1 JS т a mg- Т Т — ЕЕ--

РВЪ-го/бзо 
/ /

РВА-10/630 
) ---- ')

PB3-/0/630 / / Р&3-/0/630 PB3-W/630 —
Выклкк/аггслб. правы) — тп-ю-т.ппв-ю ЧI1

I It 1 г 1. т п и н зш щ т-Т 7
Разъединителе шинный РВФЗ-10/630 РАФЗ-/0/630 РВФЗ/0/630 РВФЗ-/0/630 РВФЗ-70/630 РВФз-/о/взо — РВФЗ-Ю/бЗО РВФц-М/еллНаэнаием/е Размдкслп/ Линия Линия Линия линия Оитат линияfU Лан еле с.Н. Сильной нвхпгеф.
Ы /саягерег 2 3 * 5 6 7 / 9 /0

Е

и

•Hli

г
]а и * з - А

'СЗ/оЛм

П .  т
с* 2 У* 2.:%/о/езо

У * *  / — 7хл

'£ Щ & - Л
' а / о , т

V  Mcrtrepet 19 _ /3 17 /6 1S /9 /3 /2 /1
Назначение Разрядники Линия Линия Линия линия Пита №  линиям Линия I! \\i

£~i33'\eb*JH игтт ел £■ минный РВ<РЗ- f0/630 РВФЗ-/0/630 РВФз-т/бзо рвф з - /о/бзо • рвгз-ю/бзй__ РВФЗ-70/630 РВФЗ- /0/630 РВФ1-/0/630 РВФЗ:<0/6Ч/)
Выключа/гтело, привод — У1к1-1с-ш,т-п 5ПКП-Р-63! ть-ю тп-ю-бзмто

%11
ммгкшо,т-/о Шп-ю-езомь-ю лк -/ ~ /

Козферии трансфер*] Т Т — /  _ 7 1------— --------7 /  7 1 ) / / 1. / — —

Разьегшиотелб линейнъ/и — раз- /о/бзо РВЗ-Ю/630 РВЗ'/О/бЗО РВ3) ' /0/630 РВЗ'ГО/630 Р63-/0/630 — —

Номенклатуре обозначение [ 7Я-воо PS О 1/73-too 1ПВ-Ш 1ПВ-600 /пв-боо 1ПВ-600 1ПВ-С00 9-Л/ОО кз-еоонгми
—

Ц 0 1 - 3 - 3 5 9 .  Ъ Ч - Э
Ьмкр.ин Баранов 5И 5
Г/илр./гр Шотернин Распределительный пункт €-//?*£ для ескюВскгих 

электрических сетей- Шип ] [  P flk -S T /nН. контр гнАсе i S L
| П р и бЯ Ъ О И Иоч omj. Зотова HtO'APOi Cma&uf Ласта Л ос/л о е

Га спец ГГФее Щ я Р 131

/ЬроикЫич
1 Сжста принципиален<зя 

G -/a /ca  н л
ffb/matcurue линии на €30А/

г о т в д а ь ш р г а
г  Н70гх(-/"\U H € . Н*. \
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НопенШтУРН обозначение
Разъединитель линейный
Ко)ф ф иц т рансф ор* Т .Т
Вб1КЛЮЧагг>РА6. ЛРиВоЭ
разъединителе шинный

II
I4j
I
1

Назначение
/V кате ре/

14-600 РВО

Р&РЗ-Ю/бЗО
Разрядники

т -600

Р В З 'Ю /бЗО
Г J

ъпт/штв-/о
РВФЗ-/0/630

Линий

W3-60D т  600
Р & 3-Ю /630

ВПМ/НШ0.ППЫ0 ВПМГИ0-630 ппв-ю
РЗ<РЗ-/0/ЬЗО РВ<ЬЗ-/о/бЗО

Линий Л и н и н

i t  1s:c  !
1Ь»5 ii

% 1
1 I

1ПВ-600
рвз-ю/езо

5П№й-6*0,т-10
РВФЗ-10/630

Линин

©

ч.чччч

7
/  'Ьсз-л 
E J /a fa B

VHI' ^ 4

Ы катере/ Т* 18 п 16 15 14 13 1г. 11
. Назначение Разрядники Линия Линий Линий Трансф салобои

I1[Ж Линия Укавб/ключеггем.
РЗ<РЗ-/0 /6 3 0Разъединитель шинный РЗФЗ-Ю/бЗО Р В Ф з /о /б з о РВРЗ /0 /6 3 0 Р В ф З -Ю /630 Р В Р З-Ю /630 Р В Ф З -10/630 Р & Р Э -/0 /6 3 0 P & R 3-/0 /6 3 0

Выключатель, привод 1 8ПМР/Ч-630.ППВР Ш П-Ю -630.ПП6/0Фпип-ю-бзр ппг-ib ытгннзмпв/о 8 П М -/0 -Ш П Л В М ШП-КН30.ПП6-ю
КезеЬфиц трамсфор* Т- Т — Г " 7 / / L- / 1 / ... .. / — 7— .. J
Разъединитель линейный — РВЗ- /0 /6 3 0 1 Р В з -/о /6 3 0 РВз-ш/езо — Р S 3 -/0 /6 3 0 РВЗ-Ю/бЗО 0I">

Нотенклотурн. обозначен 1 4 -6 0 0  РВО 1ПВ-6О0 1П З -6 0 0 1 па-600 S-koo 1П З -6 0 0 1ПВ-6О0 гя-боо нтюи 8/73-600

407-3-359. 8h -Э
Распределительный лункт6-10кЗ дла городских 
Электрических сетей . Шип R РПК- 2Тм

Стадах

Слета принципиальна* 
•S-JorB н Э 

(йитатсрие линии н а  ЬЗОА/

Лает Jисто С

ГИЛРСШ-]МУНЗ)[РГП
t  К!о~г£<у

/ / / / ; '
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fjUHJtMM Street моё
%W*. fp 
Н Контр 
H*v от/.
П  елец  
Цн/секер

Шестерни* 
Г  уме 6  
Зотоёа
ГусреН5
Л?»р9нк*виу

4 0 7 -5 -3 5 9 .  8 4  - Э
Р а с п р е д е л и т **  б н е /и  п у н к т  6  -  /г7лг«а З л н  

г о р о д с к и х  э л е х т р и ч е е у ц *  с е т е й . П Ь п  i P f l M - p T n
*ma&uf /г г  г* /истай

Р / 9

С у е т а  п р о н ц и гги а л  6 и  ахг  

О. * к &  с А З Р ГИПР1ИШШРГ0
г. аг7ся?г С‘т
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0 wt-./tf».Шестерной -fr/r**L>y- — ? Распределите*бный пункт  .о  -  /0к3 для

городе кик электрических сетей. ManЛРПН‘ £ Т *гH. контр. rm c ff Ш
П р и в я за н Ho<f отЭ- Зотова tjfflfo О/ттсгЗщ /ост JtazmoB

Б.спец ry j/Ьсв
Р 2 0

Ш±*нер KoportK*6u't
* ?хет а принципиальна#  
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План РУ по схеме i,2
----------- г--------------- ГГ

0*

1сещцр
РУСПнВ

Только для
схемы г £ секция

20 19 18 11 16 IS Hi 13 12

Ф

©1

8|

9%1ооо=доао
1PD0D

POO ШЦШ,

Ф
План РУ по схеме 3

-------- р---------------
ГГ

9 10
1 секции

m £ J kS
ё секция 

19 18 17 16 15 14 13 12

9  HOOD - 9000 
12000

► рифлен ои старью.

Привязан

UhS.H

\2 S

Т/ унж ин t 
h.yyjK.no iHet

0Ш2£И.

Номер тнерн по плана Обозначение Наименование, ПримечаниеСхема СхенаНЗ
г г 2 14-600 РВО Разрядники
3 3 3 1П8 - 600 Отходящая линия
4 ч ч 1Л8 - 600 Отходящая линия
5 S S 1ПВ-600 Отходящая линия
6 6 € 1ПВ-600 Отходящая Линия
7 7 7 Шд- 600 Питающая линия П1
8 8 8 28Й Панель собственных нужд
9 9 9 9- Ш Трансформатор силовой
10 10 10 13-600 нтмц Трансформатор напряжения
11 11 — 13-600 нтми Трансформатор напряжения
- - 11 80 в-600 Секционный выключатель
— — 12 25-600 НТ HU Секционный разъединитель итпанстппыатпр напряжения
12 12 15 9-400 Силовой трансформатор
13 16 13 188-600 Отходящая линия
— 13 - 108-600 Отходящая линия
— 14 - 508-600 Питающая

линия
д2

1 * f I

— 15 — ёО-600 НОМ Надельная сборка Гоансазоонатоо наполжемиЯ
14 - 14 106-600 Питающая линия дё
15 /7 16 1ПВ-600 Отходящая линия
16 IS 17 10 в-600 Отходящая линия
11 20 18 108-600 Отходящая линия
18 — - 108-600 Отходящая линия
19 19 19 14-600 РВО Разрядники

ШН ШН — Эго. 902 Шинный мост с разъединителями
- ~ ШМ 320 905 Шинный ноет дез разъединителей

Ц0 1 -3 - 3 5 9 .  e l l -  э
Роспреаелителький пункт 6-ID кВ Нлл 

" городских электрических семей- Типлг^ёПнн \Cmadi8\ At*.» t!~- —v~

План "9 пои 
питаюших линиях

НО о ЗиЛ

£4 т

(Sra?4*i!3ern!
л НосгЬа
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П/юн РУ no схеме J, 2

План РУ по схеме 3

Номер камеры -во схеме 05означение
------------ --------------------------------- -------1----------------

Наименование примечаниеСхемаU1 СхемаUP Схема U !
1

JtUm—
/ 1 1ПВ-600 Отходящая лини л L - -

г £ г 14- 600- Р60 Разряд ни ни
3 3 3 1ПВ-600 Отходящая линир
ч ч ч 1П 8-600 Отходящая линия
Г S S 106-600 Отходящая линия
6 6 6 зпь-юоо Питающая

линия
___Ml____

Масляный Выключатель
7 7 7 гг - woo Надельная с до ока
8 8 8 Z8P Панель coScm Венных ни лсд
3 9 3 З'ЧОО Трансформатор силоВой
10 10 10 13-600 HTMU Трансформатор напряжения
11 11 — 13-600 H7HU Трансформатор напряжения
- - 11 8П8-600 Секционный Выключатель
- — 15 53- 600 HTHU Секционный разъединитель и трансформатор напряжение
15 15 1S 9- 400 Трансформатор сил о Sou
13 14 13 5ПВ-ЮО0 Питающар

Линия
М2

Масляный Выключатель
14 - 14 53 - 1000 Надельная сборка
— 15 - 30-1000 нон \ Модель на я сборкой " аванса о она то о напо вменил
— 13 — 108- 600 Отходящая линия
15 16 16 108-600 Отходящая линия
If 17 17 108 *600 Отходящая линия
17 18 18 106- 600 Отходрщар линий
18 — - 1П8-600 Отходящая линия
19 19 13 14- 600 РВО Разрядники
го 50 50 108-600 Отходящая линия
шм щм — 350.305 Овинный мосте разъедините-
- - шм 330.905 Шинцый мост дез разъедините-

12lJ£PD:JASS£L 
__(£йОС______

JBCL 4 0 7 -3 -3 5 S. б 4 - 5
Распределительный пункт 6-10 кВ для 

городскихзлектоических сетей ТипцРПК’ёТм
CmaBuf Лист Листе!

Р £ 5
Плен РУ при 

питающих лини л х  
на 1000 Я

[нпрйттизтп
г Москва

I

\I
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Вариант дли 
трансформатороб ЧОО?ьЗО кВ 'А

Вариант для
трансформаторов 100+250*6-3

ф - ~ 0 )

Роз,
Обозначение

или тип изделия
Наим снование. &л.

______ 1
Приме- ^
4QHUC 1

1 Ътлв листован ГОСТ1&&&7У. гео0*зангл> f
г — Шина AA3fT-60f6 П КТ  fSf76- 7 0 f.s м  ?
3 — Ш ин* АА31Т-ЧО/5 ГОСТ f5 f 76-70

£ £ j м I

Перечень /ганса си щита

Лист  Пол. f  Крепится сваркой к  нар#асу 
Панелей щита.

Привязан

\IM JL

НетWJtbHtzxeL Обозначение 
илитип итСелан Наименование Примечание]Tp-f*t630л<в-Л

77*
W* шKtA

1 J L ± . 1 щоуо-та Линейная *
г — — — и№7й-г-У2 Вводная 1
— z t - WW-f -M Вводная 1
— — г — uiow-i-Pг Вводная
— — , — г Щ078-Грг Вводная
3 3 3, 3., ЩбЧв- f - L / Линейная ------------------f

н * — — &071-Г-7б Секционная
— — * ч. w m -i -is Секционная
5 S S S lUD7B'f-/0 Ланелб А8Р
6 — — — Що10-Е'ЧЯ вводная
— 6 — — m oio -i-w Вводная
— — £ — moio-f-нг Вводная
•— — — 6 щою-т-цг Вводная
7 2 _ 7 ? UUntbi- П1П Линейна я
8 8 8 8 Щ 070-1- /---- 7 Линейная
8 3 S 3 ЩОЮ-РОТ Линейная t

ш м
Негу arj Зьтъбя
Гцрец,

копт

ШШ&.

(Несяют/к
ГУЛЬеб

ryjtt-e
f&pWfceHuy

Ж .

401 -3 -35$ . В 4 - Э  ,
Распределительный пункт 6-rp*4L Зла \

городских электрически кистей- Тип МРЛН-ВТм I
СОкгЗив Л*-:яп 1 ju cm * *

План щита 0.7к& 
для варианта с АВР

ев

(й г р и ш ш ш з
г тоске»

рлли-О/.
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Вариант для
трансформаторов Чоо-бЗоядА

Е О П И Щ
ЙИ ЮОО̂ tooрО I [60

L T  г

(2MD

Вариант  для
трансформаторов 100?д5о К&А

3
рс̂ е^оо & zoox iflojiao jjflpj ро

Л _

.ага.

0 — ~ ф

'*&&Лсре?р&1гяб р'-хменои стсгл€*с.4 
JhJcm /7оз f  гр спц т ся Ыкзрнои 
KtiapMacynat steu цата

/&?д
Оволначение 

или тип изделия
Наим сноба HU & fipVMO- I

were 1
Ъ>р*09 О*а~д

fy-psr9»»tfA
Г — Стал d ЛчстоВas ГОСТ f9fff3- 74;d26ffx60Otd г f
г — Шина AA31T- 700HO roOTfB176-fo £ M

.3 — a/wer AA3i7'8ff*g ГОСТ tSf76-70 — 0,7 м
г — Шина A/LSiT-UHS rocT7Sf7B-7P £ — м
3 — Шина АА31Т-ШВ Гост7S776-70 — Й7 Л

Перечень панелей щите
Номер» мне леи Обозначение 

илиюип изделия Наим ено В анис. Вриме/снисirr*
щ *(М

>•/*' eso к* А
7нл*Ъо-К}t/.f4

1 f 1 / ШОЮ •/•£/ Линеиняя
г — — ШО 7d-г* V8 б Вод мая
— г — — Щ070- /- ЧЧ б Boghos
- — г — щоу-рчг б Водная
— — — £ W  70-7-32 Вводная
3 3 3 i щта- f - 1 "7 Линейная
1 — — — uioie-t- 7/ Секционная
— ч н Н Щ070-1-70 Секционная
S S S s Щ070-1- L — J Ли небная
G — — — шото-г-vs В Вое на я
— € — — Ш070• 1’4Y Вводная
— — 7 — шою-т-чг Вбодная
— — — 7 Wtn0-1-3g ... дбодная
7 7 6 б tuolo- / - C Z J Линейная
f У У * lK070-t-O{ Линейная

4 0 7 -3 -5 5 9 , 8 ^ - 5
РаспреЭелианхбний П г ^ Г г ^ О /с Л  М'Распределительной П гннт ^^О кд М ------ ’

сет ей Тин £ p n * * T m  
Учет j

£L
ЙД&Ц]Дау« Я 1№1УД̂Д|

/7/O’/.' щ ит а О. AfK& 
для варианта сГез А в р ГШгпдааЕ-эгп

г. />1оск£с?

£UXz.c*_
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1. Разрезы см. лист 2 9
г Металлоконструкции крепить сварной к  за плодным 

злементан.
3 Оконцебание каделл производитер одним из Видов сухой заделки.
Ч. На данном черт еже показана уст ановка трансфор

матора Щ  Установка т рансформатора Р  Р  
выполняется аналогично

з. Разрядники присоединяют ся н ш инам проводок ЯПР-660
£ На чертеже показана уст ановка т рансф ормат ора  

мощностью бзо нВ я, сечение шин трансформаторов 
Ш - Ш к В Л  гм. т аблицу 2  Альбома (Я.______________

Поз.
Обозначение 

или тип изделия Наименование Нол Приме
чание

i ТН - / / ТранссрорматорШив  0 • B , C U / d, Чк В /
г ОФ-i~25D УЗ изолятор опорный /кв 8
3 РВИ • 0,5Щ Разрядник 3
ч ШБЯП- i - i Ши но держат ель 8
5 тл / Наконечник надельный 3
в с А -з ч (н т ) Скоба J
7 Tun fлист ЭЗО Не т  алло коне трунция 1
a ТипЗ

лист ЭЗО Металлоконструкция 2
9 Типе_лист ЭЗО Металл оконструкц up 1
10 Лист- 33/ Плита проходная 1
11 Аист- 332 Барьер J
12 — Шина Р&31Т т *8 ГОСТ/5176-72; Юн 2ip кг
13 — ШинаЯД31Т-В0*8 ГОСТ/5/16-72; 5н 6,7 кг
/V — Провод ВПР- 660; /*2,5 10 н
15 — болт М6*20 ГОСТ 1198- 70 2
16 — болт 1 ^ 1  ГОСТ 7738-10 3
/7 — б олт М 10*25 ГОСТ 1198 10 8
18 — Гайка Мб ГОСТ5915* 1D 2
19 — Гайка L_/ ГОСТ 5915-10 3

30 — Годна М10 ГОСТ 59/5-10 2
21 — Шайба 6 ГОСТ 1131/-78 2
32 — Шайба C U  ГОСТ 1131 / -18 В
23 —

Шайба410 ГОС Т /131/-18 10

РОТ-3-353. ьк-э
Йаспредеяиггеяъмыо пункт  к>-}окВ u j a  

геродских электрических сет ей.T u r JfPn H -2 Тм

Установка трансформатора 
План

йпсаия} Лист t листов
г е

Пшшяцлерго
Г. М0£Х*« ___
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Поз. Обозначение 
или тип издери/) Наименование Нол.

Приме-
чание

JL
г

— Сталь углоВал4о*40*з rocT8SOQ i§,i *340 { 0,83кг

Сталь углоВар 40*40*3 ГОСТ8509-1̂ ,̂ 80 У 0, /5кг

Роз. Обозначение 
или тип из дел up. Н аиненоВание Нол.

Приме
чание

1 — Сталь углоВол 40*40*3 гостгзо919, и :45о { 0,83кг
г Сталь чгло8ал40т *3 Г0С т 09-73* L '39o i 0,70 кг
3 Столь угловая40*40*3 ГОСТ8509 7В * L*60 i 0,15 кг

Поз. Обозначение 
или тип изделиц Н аим енование Нт

Шанте-
1Ш Ж

i Стара итбал 40*40*5 ГИСГ850912,^00 f ШЛЙОгг j
3 С а ш  VZTciafi №*ЧЗ*ЗГаетШ9- T3.L*2S0 3 1 /«нс
3 Сталь ааг&свВар 40*Ч ГССТ/ЗЭ-Т5, L * (85 з  I ат «г

1. Мета/уоконструкции cSapme
я. И dm алло к о нструнции огрятть шхрлнш краской серого зфгтал..

Приблзак

Ш Я -
4 0 7 -3 -3 5 3 . в ч - з

7 ^
'̂ я т в х ж в т о ж а т х  сетей. Тип Л & Ж -2Тм ’**’ ~ рм&А&ж* рчапаЖ

flkmtzwwatocmpgiwnv

Р | & t

ЙТШ'ХГЗЗШ! |
~.JFJ&ne£SL__
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Поз.
Обозначение 

или тип из дел ир НаиненоВание Нор. j
f

i — Сталь чг/юВар 00*40*3 Г0СТ85О9’7дХ’330 г 1.23 кг
— Столь углоВарЧй*Ч0*3 ГОСТ8S09-1f , А*80 г 0,3 кг
— Старь крчглаР f 8 ГОСТ BS90-7if А * 98 2 0,08 кг

V — ПроВалака кру ел оя <84 ГОСТ 14088-78,К-18 4 0.007кг
S — Сталь полосодар 50*4ГОСТ 103-78, U* 300 г 0,94 кг
6 — Брус дереВрнный /хВор) 80*80, А5 3000 1 8, 7 к г

i. Брус изготаВить из сухой 3ре Ее сипы отборного сорта, 
г. Брус окрасить красной краской1 металл о конструкции- 

серой краской. %
3 . Металлические детали барьера крепить сборкой.

Икот:
•'CH.err.L
Гй.ст.1
Ш 2

Ц 0 1 - ъ - ъ 5 э .  е М - э
Шестерии*\* * * у Т ?  \ Pccr.gkacr.umc.Pькый пуню* S ' 10 •* Г i 4flp
Гу.>хс£ 'Zdcc3::*uz  электрических сетей- Тип $ ГПл-ЗТм

ttcj 5 с m г  EtT^trw j&x г ~~г ” ' ' ^

______________
ь станс о ко гг ремезе?: 

Всрьер
•c.ncpa.

ЛистеВ

ПтММ'ЖРГВ
Г Ыгг+2 *____

ПриВлзан

унС у

г
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3i капель I
Марки
ровка
ко&ля Начало

по проекту |I проложен I
конец

Марка
к'олич кабелей, 
число и сечение 
шил, напряжение Длина,

м
Марка

калич.лабелеи 
число и сече
ние жил, 

напоямение
Длина,

у

/ ---- ТПГвчбкЬ----------- Ш^анс<рор^^тор L_/ J ' / 15

а """ РУ &ЪкЬ
KctHPbd Ыд

/Пранырор *нзто р 
силовой *fi /  / / - 1

1
п

I
I

3
Щит ОЧкВ 
Лине;,6 t/9

Панель собственных ну*а 
РУ 6- 10 уЬ Kbxmpd // 8 А 68 Г 3x40+4x6-0.66 16

в
ЩитО.Члв 
Панель Ы1

панель собственных нушд 
РУ£- PKS Камеоа.ЧВ в т ЗхЧ0ч-/х6-0,66 14

5 Щит ОМ КВ
ПанелбЫЗ

Панель улич н а  о 
освещения Л88Г С 1-0.66 9 i

6 ----ТЩГтШъ
Панель ы9

Щиток освещения и 
отопления М В Т — Зх/б*-/х/0-0.66 в

7 Щиток осбешениЭ а 
отоплений

Пакетный бб/ключатель 
печей гриппы /12------ ЛВВГ А * 4 е fxp.4-o 66 3

8
Пикетный выключатель Пакетный выключатель 

печей группы Ы1.____ м в г 3x25-0 .66 15
S Щиток освещений и 

отопления
Пакетный выключатель 
печио гриппы ЫЧ Ш Г A iM + 1x25-0.66 В

Ю
Пакетный быклю чотелЬ 
печей гоиппы ыч

Пакетный ЕЫклю иателЬ 
печей [гриппы, /УЗ___ Л68Г 3*М + 1x2 s - 0.66 г

11
Щиток 'освещения и 

отопления
Пакетный выключатель 
печей гриппы /is А6ВГ

п
В

ПакетнЬги вьйслючателЬ 
печей грипп ьi Ы5

Пакетный выключатель 
печей группы Ы 6___ Аббг э

6
0 Щиток освещения и

отопления
Пакетный выключатель 

_речеи группы rt 7 ЛВВГ
f*PS- 0.66
я 25-0.66 25

14
Пакетный выключатель 
вечей tp/впы Ы7

ЛакетнЫи выключатель 
прчей гриппы N8 ЯВВГ

^ 9 *J *3 S -0 .6 6 3

^  ---------
Г~

nputesoH

Mwt tit
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Шраахг Кабель

Начало Конец

по проекту проложен

Марко

Колw  каоелей. 
Число и сечение 
нал, напряжение Алино,

м
Мерка

Колич кабелей 
число и сече
ние мил, 
напряжение

Длинаt 
м

!

i 31
РУ 6-10 кВ 
Катера К 10

Рн 6 -/о кВ ' ' 
К а п п а  Н И АКВВГ 4*<b,s 11

з а *
АУ 5 - /0  кВ
Камрранез_________ 7Ф~%ГШГ-------

Капера MfS АК&ВГ p r a s 9
ТУ ё ГО П

___________________ __
Т Т Б -Ю П  
Камера НЬ(7) А К БЫ 4 * 8 .5 12

г
1 3иГ ТУ 6  - Г&кЬ 

Камера К 13
РУБ-70 «ЕГ~+------

К ам ер а  Н /0 АКВВГ 4 *  a s JQ

!

! 3 6 * *  ' 
*

Щит 0 4 к /  НонелС К З Щит 04кб  Панель нЧ АКВВГ s * a s 4

: 3 7 * * щит 0 Чкб Панель HS ЫитОМкЬ Панель пЧ АКВЫ 5 *8 .5 4
| 38 * " Шит 0 4  кР Панель К2. Щит 04кб  Панель KS АК8ВГ _ _ 

АКВВГ

/0x8,5 S

3 3 * * Шит 0.4кб Панель лГ6 Цит ОМ Кб Панель H S /0 * 8 .5 3
А о * * ЩитОЧкЬ i ПанелЬу/Ч__ ЦитОЧкб ПанелЬ Н 5 АКВВГ /О х a s 3

3 5

It

i>:

Сбодко кабелей

Число и  
сечение мил, 
напряжение

Марка

АВВГ АКВВГ АВВГ АКВВГI  / L J

8 x 8 5 - 0 6 6 13 13

3x4*1x85-0 .66 S 8

idcf<с 3 0 3 0

З х /6 *  fx /0 'йбб б 8

L  / - 0 6 6 9 Л __
/  7 3 2 3 2

4 кn.s 11 4 5

5 x 8 5 $ * * 8 * *

/0 x 8 .5 /1 * * / 1 * *
о>ля схемы / /1 для схемы  6 2

Га инт пр
Н контр

/ Нобели, отмеченнЬ»е * ,  относятся 
только К схеме 2.

£ /Табели, отмеченные * *, относятся к  
схеме с АВР на напряжении 0,4 кВ.

3. ПабелЬ с маркой 3 /  соединяет шинки

1ШУ, 2Ш9. ШС ОЬух секций.
4. Номер камеры 6/0кВ б конце 

трассы кабеля с маркой 33 *, указан♦ 
ныи 6 скобках, относится к схеме 
л/2 с питающими линиями на 630А.

5  Кабели перемычек между злектро - 
печами б каждой группе б Кабельный 
журнал и б сбодку кабелей не 
бключенЫ, а учтены б специфика
ции на чертеже прокладки 
кабелей.

6 Кабельный журнал, прокладка кабелей 
и сбодка кабелей составлены для 
температуры наружного Воздуха-40%.

7. Кабель с маркой 6  при температуре 
наружною Воздуха -20°С и ~20°С 
отсутствует■ КабелЬ с маркой? 
отсутстбует при температуре 
наружного Воздуха -20°С.

НаЧ О/пд
/л  спей

Щесюернин
ГУМе б
ЗотоСа
Гужеб

Ц нм & А  КоронкеСич

щкп Й л
r t r

Притязая

Uh6 К9

401-3-359. В4-Э
Распределительный пункт 6 - / 0  кВ __ для 
городские слскт р,. .z^ rux  сетей. /П ип //  Р пК -2Тм ~-

РабеЬАНб** Шип мал 
ho ftb v * JuJ Гр) 
--/ ОКОН'/ибиКХ—-.^

L ' J ^ ,

;,  —  J г . ш  b<xia

ллЛ/»л X
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Марки- 
ройка 
Кабеля

TPnrtcccf

Начало Конец

по проект у проловнен.

Марка
Колич кабелей, 
число а сечение 
ыил, напряжение Длина,

гн
Марка

Колич кабелей, 
число и сече
ние ыил, 
напряжение

Длина,
М

f & £ £ * * * mt t ,£ te p ? g mop Г  / /  _______/ 1И..

Л
РУо'Юкб 

Кп^ р м  f t9
ТПранарор мотор 
гплпВпй f i t /  / /  ____ ! п

j
■ ^ г л У л !  i ---------Щи/h ОМ Кб

Пинелв f/J
Панель собственны* пито 
ей к-Ю кЗ Каыеоа ft Я АВ8Г_ 3*10+ 1*6 - 0.66 16 _

ч
Щит 0.4 кб 
панель Н1

Панель собственных нумО 
РУ 6- /0 кВ Катера ft 8 fib e r 3*19+1*6~ 06 6 *4,....

5 Я й Д О З
Панель уличного 

осбешениЯ АВВГ L  1 -0 6 6 3

6
Щит О.Чкв
панель М9 ____________ Ш т ок осбещениЯ и_____ отопления АВВГ 3*16+ / * /0 -  0 .66 8

?
щиток ос&еще миЯ и 

отопления
Пакетный Выключатель 
печей гриппы Н& А6ВГ _ 3 *4 + 1 *2 5 -0 .6 6 3

8
Пакетный Выключатель
яечей гриппы на

Пакетный Выключатель 
печей гриппы H i АВВГ... 8 * 8 5 -0  66 13

9 Щиток осбещениЯ и 
отопленцы

ПакРтмЬш Выключатель 
печей группы л/Ч АВВГ Зхр + f*2 S m 0  66 8

to
Пакетный выключатель 
печей гриппы /44

Пакетною Выключатель 
печей гриппы ЫЗ АВВГ 3 * 4 *  1*2S- 0  66 . г

H
Щиток ос беления и  

отопления
Пакетный Выключатель 
печей гриппы /48 АВВГ 3 *4 +  1 *2 5 -0 6 6 . и

ta
Пакетный Выключатель 
печей гриппы ft s

Пакетный Выключатель 
печей группы /46 АВВГ 3*4+  1X2S- 0 6 6 6

13
Щиток освещения и 

отопления
Пакетный Выключатель 
печей гриппы Ы 7 АВВГ 3 *4  + {с* 8 -0 6 6  _ 25

14
ПакетмЬгй Выключатель 
печей грчяпЫ.лИЬ---------

Пакетный выключатель 
"ечей гриппы л/8 АВВГ 3*4+ fx 2 5  -066 - 3

Прибегай

\
1 - 1i

Ш .р е !

4 (3 7 - 3 - 3 5  3 . 6 4 - 9

Пикая» Уеспррния Распределительный пункт б - /0 к6 _ З л Я  
геройски* Электрически* сетей ТПип И РДК &  м _И Штр Г^лкеб

Начоегб Зо/noia СтаВч* Auint Aocmct
Г* спей Oftnefi

Р 3 51Ы е&-
Кабельный м урнал  
по схеме J /3  ( началоу Гйгё»окок№м№рга

Г  1Нотг(ч

/JJ .'J -P S -
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трасса КабелЬ

Начало конец

по проекта /7ооложен

Марка
колич. кабелей. 
Число и сечение 
жил, напряжение

клина,
Ж

Марка
Коли/, кабелей, 
число и сеченж 
жил, напряже

ние
клина,

м

»/ ---- РУ 6 -Ш В
Камера к 10

РУ 6-/0КВ
А Кзв г 4хх.£ 11

32. ЖбЧОкв
Камера Н В П )

ру i-  /оке 
Камера N 11 АКЗЗг П х 2 £ 15

п — Р Ч < П Ш ,Х
Капера N13 (14)

РУ 640кВ 
Камера N11 АКВВГ 4xps 11

J4 РУ 6-/0 кв  
Капера N10

Р У 6-10 кВ 
Камера л/11 АКВВГ Й Х 2 £ 11

.35 — % /ы в Я пКамера N12
p y i- r m -
Камеоа N11 АКВВГ Mx2s г

Шит Ой к А Панель N2 Шит Оккб Панель дЦ Йкввг Sxp £ У
Шит ОМ КВ Панель N6 Шит ОМ кВ Панель НУ АКВВГ 5x2.5 ч

-Л д* Щит ОМхВ ПанелЬ К2 Шит ОМхВ Панель N5 ЙКВВГ /0x2 s 5
зэ* Щит ОМкА ПанелЬ N6 ЫитОМлВ Панелй N5 АКВВГ Юг P S 3
_Чо*f Шит ОМкВ Панель N4 Шит ОМ кВ Панель NS АКВВГ 10x2.5 3■■ ■ ̂  —- ■ ■ ■■

СВодка кабелей

1 кабели, отмеченные * Относятся только 
к схеме с АвР но напряжении ОМкв>.

2  кабель с маркой Л  соединяет шинки 
Ш , гшу, шс двух секций.

3. Номера камер 6-/0 кS В начале 
трасс кабелей с  марками 32 и 33, 
указанные В скобках, относятся К 
схеме с питающими линиями но 630А.

4. кобели перемычек между электро
печами В каждой группе & н/бгльнЫй 
Журнал и В сводку кабелей ns 
Включены, а  учтены В спецификации 
на чертеже прокладки кабелей.

5. кабельный журнал, прокладка кабелей 
и сводка кабелей состаВленЫ для 
температуры наружного 6азЗуха-Мо°С.

6 Кабель с Игаркой 8 при температу
ре наружного Воздуха-200С а 

-30°С отсутствует, кабель с 
маркой 7 отсутствует при темпе
ратуре наружного Воздуха -2 0 СС

Цисло и Марка |1течение Жил,
тпрзжение АВВГ /---- 7 АКВВГ

1

Привязан

• 1

I

2x25-0.6 б 13 — —

3x4+1x2.5-0.66 Ж . . . . - — 1 — —

Ях/П л 1x6-0.66 3D — — ИнЬ. №
—

Лх/6+1x10-0.66 8 — —

Ц 0 7 - 3 - 3 5 Э - 8 4  - Э/  /-066 S — — \ —
г — а 7 — 31 — Глжт.пр. 

Н конп.
~ Распределительный пункт 6-id кВ для от. 

городских злектрическихсетей.777ипРПК~2Гм
кхгл---- — — 50 _ Нач.отд. Зотоба Стадия Лист Лиапоб

i б *Л *----- — — В * Гл. спец. Гчшев Ш д __ Р 3 6

10x2.5 — — 11*
Цимснер Коронке&ич —— Кабельный журнал 

по схеме t/б  {окончание) lunnnипимшш ест
1 1 — irilirUMUI IIÎ IUMUriU 1

г.Мосхба I
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Поз. Обозначение 
или тип изделий Наименобание

KoAuvecmdo яри норунглой Г me**epcrmvpe Приме-
чиние-80° -30°-40°

/ Индекс ог.М-г!* Вык<ъч*т*>**- G.4,8 5 0 3 — — 1
г ап И2- Ю Вбам юная? ель 6А. 3 8 0 & — / —

2 &ПКЗ-25 Выключатель f6А.3 8 0 & 6 б 7
3 и  т * Ноообка Отёетёителбна* 6 7 7
4 д в а г -о б б Кабель 2  к 8 . 5 к&. м м /3 3 6 30

i. Проемы ё cm он tax ме&гду приямками 
под камерами КСО и кабельным каналом 
долмнЫ быть заделанб/ несгораемым  

материалом после прокладка коде леи.
2. ТруЗГб! дл э прохода кабелей через рундй- 

Af£wm6/ и  через ст ен ку  л/ем ду кабель
ны ми канал ам и 6  РУ- в -  / ’Ок& долмнб/ 

быть упло тмены после проклабки кабелей.

При&ззам

!*»(>.Л9 — L .

407-3-359. 8Ч -Э
Га иыюърШестеънин Распреде литель ный пункт 6-/0 кЗ д*р городских электрических сетей. Тйп Ц РПб дТ.'2Н кзнтр AjskjAbv стд Зотова Cmofoy
Гл спей Zumtl Р 37UttnfPt'PO Норонкг-Ыч

Прокладка кабелей 
по схеме У /f2j (нпрон опганзкср гаГ H'orni </

I .....\
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£

/7оз. Обозначение 
щ и тип изделии Маименобание

Колите Ст 6 0 при 
норУнмой 

т&ипебсгтуре It ц-3<?° е30* -W
1 М е с с  0S . {.{■ & • Выключатель 6 A .3 S 0 & — /

& .В П К 2 -Ю В ы к лю ча т ель К  А. 3 8 0  А — /
3 ВПКЗ’6 5 Выключатель /6А.ЗД0& 6 € 7
3 У  Г 9 */н доьобка отВет дательная 6 7 7
1_ я & в г -о  е е кабель 2 x 3 . 5 кВ.мм /9 3 6 3 0 м

3 0 iS 1В /? 4s/А/ЗГJ1н

/. П р о е м  bf S стенках мен/Ву приям кам и  

под кам ерам и  А 'С 0  и кобелЬнЫ м  каналом  

должны бЫ т Ь заделаны  н е с го р а е м ы м  

м ат ериалом  п осле прок ладк и  к а бел ей .

3. Трубы  Зля  п ро ха  З а  кабелей  через ер ун д а - 

м ент ы  и  ч е р е з  ст ен к у  м е н гд у  к а б ел ь 

ны м и к ан а ла м и  6  А З  6 -  /О к В  д о л н гн б  

быть у п л о т н е н ы  после прок ладк а  к а бел ей ;

га  П ~ 4

0
за
3V«55
2±

0 При&язвн

WнЬ Н9

4 0 1 -3 - 3 5 3 *  ЬЦ -9
Р  ctenpede л ительнбгй пункт &~фк& дляР  аспреае л и тельного пункт ь -гокв иля 

городских электрических сетей./ПипЗРПК- ЗГм 
CnoSuo] Лист Лийпоб

Прокла&са кабелей 
по схеме W3

38
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Поз.
Обозначение 

или тип изделия Наименование Кол.
Приме
чание

/ К1152 Стоика H:soo Z9
2 KHSO Ст ойка Н*4оо 30

5 к т Полка £ -2 5 0 №

4 K4/S0 Полка S: /ВО ВО
5 нлго-пг Лоток 8“200 6“2000 k

е НЛ10- П2 Лоток 8*100 в~2ооо 32

7 К11В4 Под8еска перегородки 30
8 И 168 Соединитель перегородки 23
9 ЛП-Л-/,2 X0t8 -8 Лист асбестоцементный плоский 

ГОСТ 1812Ц -Т5 1200X300X8 S

Гм.икхлртетерки* г ?
Н.тнтр. Гу.-хсд
Нач.стд. ЗотоЕа Г'~сЫ
Ъ.спец. ГужеВ
инженер k'ccPHHtSuVЬ&й
—

—С- - — - - - - - j
« “ ‘г " j

1- - - - - * —
Г  * " * __J

!
f  !

Привязан

UhS.N*

407-3-359. 8 4 -Э
~Распределит ельны й пункт  в -Ю к б  для 
юродских электрических сетей. Тип л  рпк-2Т*г

Стадия Лист лис. и з
Р 3$

Расстановка
л а 5ель <чых ко нс тру ни ий ГЙ ПРО

f
д а м а н ж р г п  1
* МсскВа '
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-* Помещение щита о, 9кб 

^ ? | т  <? ?

г-3 Ч г ------------------ cz
Я ' Г - ' * -  " Ят
^  Номера 

тр-ра
SO л к

'~^V  ' t  120 ^

'  Номереmp-po
SOfK

I I  I I I !  1 -

Ыещегыс внутршега оНаюшер-/
I -к  .1 Х~1~7Л 1 ЗГ"Г X 'Г 'Х - . . 1 . ^ Х - 'АД

Помещение РУ П  кВ ,.?*№100РК 3,0

ф

4/

nos
Обозначение 

и/ш тип из дел up Наименование Кол. Принеч.

l ПР 9232- 105
Щиток осВетитерьныи но 6 Выключа
телей: Этапа Л3161 на ток 15Я, Этапа 
Л3163 на ток 25Л i

2 индекс 05 2.2-01 Розетка штепсельная иг в. юл Ч
индекс 02.1.1-03 Выключатель 250В.6Л 5

9 Цндекс 01.1.2 17 Патрон настенный 25о a. Чй V

s У 919 Но робка от Bern В и тельная 22

£ HCD 02-150/Н-18 Светильник подвесной 8
7 РВО-42 Светильник переносной на 42 в 

Вилка индекс of. г {-  о2 1

8 ЛСО 02-3*40}001 Светильник подвесной с люнинее цент 
ными лампами 3 t 40ВТ 7

9 Л5-Ч 0 Ланча люминесцентная 22D В. Човг 15

10 Стартер Зля ламп 2203, чо Вт 15
11 5 N7320- 1DO-1

Лампа накаливания 2 2 0 &, ЮОВт, 
с матированным ст ек пом 5 К поз. Ч

/3 6220- 150-1, Лампа накалиВания 22DB, 150вг 9
13 ЛВВГ- 0.66 Иабель в *2,5нм* 130 н
14 Лввг- а 66 Нобель 3*2 ,5  мм* 15 N

15 ПРНС ПроВод 1*1,5 ни* 5 М

16 К 235 Профиль монтажный60*30*30: L-2D00 1 Л Зкг

I  Напряжение сети освещения 380/230В, 
напряжение ламп 3508 .
Напряжение сети переносного освещения ЗБ В 

г Проводку Выполнить кобелем норни ЯдВГ.

001-3-359. ЪЧ~Э

Шпрошнишанатп
г, ЫоснВа__

р/зЛ1Ч-аг
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Поз.
Обозначение 

или тип изделия Наименование- Кол
Приме- 
чание

1 сн- В Изолятор опорный неар мир о Ванный Ч
В — боис деревянный 50*100, U8 //00 г
3 — Воис деревянный 50*100, L-SOO г
н — Брис деревянный 50*50, А, *700 13
3 — Ши п дере Вянный <f> ЧЧнн, ч

S.Деревянные SpycKu настила и реи ни соединить 
на шипах и Водостойком «лее, 

г.Настил подставки окрасить масляной краской.

Прибязон

UhB-'U

Ц 01 - 3 -3 5 9 . S l f -Э
Распределительный пункт 6-J0k8 ■ для 

городских электрических сетей. Тип и РПК-ЗТн
Стодиу Лист • jc/п сЗ

Р 4 /

изолирующая подставка Шпрпкшкуширга
г. МсскЗг \



г

Шинки ynpai-
«у **
Рубильник
Отключениекнопкой%

1
?Ч(

Включениекнопкой
Элдвига-tnejtLзаВоаапружины
Сигнализацииаварийногоотключения
HaKcuNa/K 
пая то
ковая и 
макси
мальная
токоваянаправ
ленная
защити

Ъ
§
£
«:4)

Шинкинапряжения
Наксималь нал токовая направленная защитаI

2)
1ТелесигнализацияположенияВыключавтеля

П о я с н я ю щ а я  e x e r t  а

« г
У гг {_  

$ т г  £

С
С

чу 'м >

У Настоящ ий чертеже составлен на основании 
наталога 0B.f2.37 - 77, схемы 3 2 0 ,3 8 7  и 32 0 ,3 П5. 

г. Перечень аппаратуры приведен на листе *гб

Привязан

I M j L

407-3-359. б4  -э
-̂Распределительный пункт В-(О к в для городских электрических сетей. TunEPflH'STiK 

Стадия Лист Иоет ав\

Пит аю щ ая линия Б-Юн К 
с направленной защ ит ой. 
С хем а элект рическая ■ 

примичпиальная.
Шпрошншнзот

Г. Москва I
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ястрвнгениЯ X  секции шикН
I<о

$

4
!I
3
I

Реле

АВРТсекции

Рубильник
Отключение 
питающей 
линии /V/ от

..М В .____

Включение
от 

АВР

Отключение 
пи тинолей 
линии, Л5  
o*i Л ЯР

Рубильник

Времени АВР 
/7 секции

га^р*Г

Шинки 
сигнализации 
и управления 
~фп1Г~Т-%  
отклю §

Лампа 
включено 9

Лилин?
абсриОной
сигнализации
Телесигна
лизация
положения
ёь/ключателя

)

/ Настоящий чертем составлен 
на основании каталога 02.12.27- 77% 
слета Э20.Э120.

2. Перечень аппаратуры. приВеВен
на. листе 47

f j ояснялоирзя схема.
X секция асекция

ТТ

ЗРд

Д “ л л ^ а

ТГс
ртР^Вг с чц

1РП

AW
Юк

■0-1
гок

п

очи

ЯРП

- щ р

cuts. " 0 —

Макси
маль
ной 

гтюко- 
6ой 

защи
ты

Притязал

Цн1.Н9

4 0 7 - 3 - 3 5 9 .  В 4 - 3
й\ЧУШ. бирано 6 Щ Й
йлее/лр 
(LeSHnp. 
Мач отд

Щес термин
£ у $ е б

■Н»*л-Г 7 Распределотелбн&я/ пункт 6 -  fOxQ иля 
геройских электрических сетей Тип / /  P ffjf- Я  ТмШ л

Зотобсг СипаЗиЗ Juan ] Аиапоб
&JUX4-
§ М ® -
On. инк

Руте В
CoSBamecB
Калинин

K̂JfjCuMi
Р

j l J______
Секционный Выключатель 
6- /Ока Схема электрическая 

принципиаль н а  Я
1ипям]мманз«£Рга

г Мог tela
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39 Sf

Э0

{ к -
к

c l

Ш _ й

37 Jp l F
БКВ

ару ы
Q7

Р  18

701 лс 93 Бкв 
ifT ^ & T

98
ВКА

3 ч

БКВ

1ГТо

г*г>г7
К датчику телеизмерения

“Г4 .. юк

Щипни
управления и 
сиенализоцш 

рубильник
ЦСпь

Отключения
Кнопкой

Кнопкой
l !

от АПВ *а
Реле

бремени
АПВ

Электро - 
В багатель 
з а  бода 
прутинЬ/

ббарийного
отключенияЛРаботы

АПВ Зг|
Защитною
Kni.M'senitc

t
§

Гелесигнали- 
зациЯ  

положения 
Выключателя

Макси
мальной
тосо-
бой

защиты
и

токобой
отсечка

ЪV:о

§41
Z r

Защита
от

замыкания 
на землю

4 ?

Поясняющая схемой 

-НМ—  6- /Охв

i r *
С
С

Ум- 
С

^ 5
a r r

зтт

1. Настоящий чертеже со ста блея на
основании инсрормсгции г  а бода О ВБ 357.087 ЭЗ. 

г. Перечень аппаратур /̂ см. лист43

Ршт.пр
UHW.tf
№>JJL

Kay cm3.
Га. спеи.
гчк. гр
Cm инт.

Г&р&лоЗ-
U/etmepm*
7Щ ё ?
3  о то 6а.
ГунеЁ

шш
Саббигееб
Калинин

±=±

ПриО язан

ИнЬ.№

407-3-355. Ь Ч - Э
Распределительный пункт 6 - /О кВ.для,  

городских электрических сетей П7ип 1] РПК-аТм
**— — Листоб

Отходящая линия 6-10кВ. 
Схема электрическая 

принципиальная

Стадии Лист

(ЖРРКОНШНШГО
г. Моск&а.
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Н трансформатору напряжения резервной линии

Я601-Ж
зло

В 601-Л

В609-1

lh  схемы р а б о ч ей  пит аю щ ей линии
—I

ВРУ (Рв
Q 86м л  гЗР 8603-п ^в б о г

эв
БИВ П  Б* 2  0602

Q Я 6 0 s 3 еЛ 6D8 гРв

Реле Времени 
наличии 

напряжения 
на резервhol 

линии 
Рубильник

Отключение 
питающей 
линии от 
_____ ВВР

1Р

. В601-1
1РВ
п В 601-1
U

— < ......................... ..

1Р

ШС
Т р

~1ШУ

£L
но

J * . 02 БИВ

БИВ 9S

39 S1 
вс_

эо

■{_Ьо л

-2 Ш У

97
& гг 

нн

ж
■Ф-

ач
т ®

701
ЛС

- &
93 БКЬ

ИТ^-го
93

6ИП
“v?4F~'

БИВ

БИВ
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/  Настоящий чертеж еостаВлен на 
оеноВании патолога Date.27-73, 
схема ЭЗО, ЭШ.

г. Перечень аппаратуры см. лист чэ.
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Распределительный п у н кт  бЧОкВ Амя 
городских электрических сетей. Тип ЛРД я^ЗТм

Стадий ЯислСЫясатяБ
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Обозна
чение

1
Наименование Pot, Примечание

Н алле р о  / 1 0 0 - 2 * 7  с*

10к,гоК МокоБб/и электромагнит отключения типаЭОТТ г
При 6од

п п з -

- Ю/65500

Э & Электромагнит Включения ~ г 203 типа ЭВ /
эо Электромагнит отключения~220В типа ЭО /
М гЬБиаателб за Soda цруфинб/ ~  22773 /

Б КП Блок-Контакт пруУгинс/ типа БИМ /
Б Н £ Блок-контакт Бб/ключателя типа БКМ f
БКА Блок-штаКтаВа/юинои сигнализации типа БКМ f
ЭОНЙ Электромагнит отключения типа 30НИ г

л Амперметр О-г / IS  типа Э-8021 f Скгррвм я»ка Г  US
но,кв.км Кнопка управления исп. 2, типа К Е-01/уз 3

------- /_

АС Арматура сигнал 6 но и лампе t с белой 
линзой ~ 2£оВ  т ипа ЛС-5'3 1

р Рс/з ъ единит ел 6 на Бор не/и PH /- Но-5 f Цзделаг ГЭМ
(ру, гру Реле указат еле но е РУ-21/1 i Щиток

максима л б ной 
и

максима л б ной

направленной

•защите* 
(см. п .г )

Ш а р м Реле мощности РБМ ~ 171/1 г
1PZ2PT Реле т ока P T ~ 3 f/f 2
ЪРТ,НРТ Р е л е  т ока PT~/fO 2
т , г р п Реле промежуточное. РП'ЗНЧ г

п Перскл»чотеле пакетНб/и 7lf!f-f0/tf2-59. Saar. f
1АС Арматура сигнальном лампб/ с У<=лой 

линзой **2.206 /IC -S3 f

Обозна
чение Паимено € анис. Кол. Примечание.

К а м е р а  К С  О - г ч г
1 0 к. га К Релемаксималбного тока типа Р Т В - / / г

эв Электромагнит Включения ~ {ОО В типа ЭВ / ПриБод

ЭО Электромагнит отключения ~'2 2 0 В  типа ЭО 1
м ЯВигателб завода пруаьинб/ ■~ 220В /
БКП Блок-Контакт рруяюнб/ типа БКМ / ППВ ' )
БКВ Блок-контакт Бб/КЛЮчателя типа БКМ 1 ■
БКА Блок-Контакт аВариине/и типа Б  К М 1 -10/22000

р Разъединителе наБорнв/и РКР Р0-3 / изделие. г э/ _
А Амперметр В7-г / J А типа Э -8021 1 C/nppPH MtK-Т [_JjB

КО, км Кнопка управления исп. 2 типа КБ-01/уз г

АС
Арматура сигналеной лампы с белой 

линзой ~ Z203 типа АС-УЗ /
и с

Армат ура сигнале ной лампы с красной 
линзой ~ К 2 0 в  типа AC-S3 Г

1Р,гР Разъединителе наБорнв/и PH 1-60-2 г Изделие КЭМ
т , г р в Рел е бремени ~  100В типа Р В -205 г

ЗРВ Реле Бремени ~ 1008 типа Р В -235 (
т . г р и Реле промефуточное т ипа РП-B K f г
т г р у Реле указат еленое р ы к г

вс Зб/КЛ/о чат ель С - 1-322-Б/2ВС? г

•Настоящий Чертеяь составлен но основании
I  Н о с т о Я Щ и и  ч е р т е #  с о с т а в л е н  н а  

о с н о в а н и и  ка т а л о г а  О г. 12. 27- 77.

С х е м е /  эг.0. Э 8 7  и  э г о .э  H S .

Z. Яппс/pamypcr щит на монет Бьтоь иста- 
но 6лена за БоБом В мам ере К СО-27Z.

Г *
1| .... 1___

Гь.инЖЖ Баранов Г
Угши1ьшДШН!17!ШП!1ШРМЩ.
И. Контр. Гимеб 1
воч. отз. Зам об а т а р .
[Linen. ПуЦЬев
Рук. ее. 
Стин*.

СавВатеев 
Калинин 1щ —

___j
_____

Привязан

L/H6. не

Распределителе нб/й п у н кт  G -У П кВ  для  
городских электрических сетей. Шип А Р П К -2Т  м

Пит аю щ ая линия б -/О к З . 
с направленной защ ит ой

Стада* Ласт

46
Ласт об

г. Москва

Каталога

Га uick.uk.
Ъ.иклуя».
Н контр.
Нач.оту.
Слепец,
Рокер
Cm. икр.

Баронов
Шестеркой
Гу/Кеб
3 от обо
Гус/сев

Молокан

о а. /г. г 7- 77. Схема эгс&гв.
Привязан ’

Цнв.не

407-3-559. дЦ- Э
Р асп реЬ ел ит ел внб /2/ п у н к т  G -У О кВ  Эля  

городских электрических сетей. /Пип Ц Р П К -2 Т м

Секциоикб/iJ Выключатель 6-УПкА 
Окна электрическая гух/нципоаАбная 
Перечень аппаратуре/.

Стадий Лист Листов
Р *7

|Щрон[шшЕРтг. Москва
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Обозна
чение Наиме нова кие К>л. Примечание

Н о м е р а  Н С 0 - £ 1 ё

т ,  го к Реле максимального тока типа Р Т £  L—/ г
Привод

/7/73-

' / 0 / 4 / 2 2 0

30к Реле маесималбноео тока типа Р Т М  /  _ / t

эв Электромагнит включения -*2203 типа 23 /

эо Электромагнит отключения~ 2203 т ипа ЭО /

м 2>виеателб Завода пруЗЬинв/ ^  2 2 0 3 /

Б К П Блок-конт акт  пружины типа Б  К М /

Б  КВ Блок-Контакт вбгключателя типа Б К М /

Б К А Блок- контакт аварии мои г-и и сигнализации типа ЬК/ч /

Р Р у б и л  6HUK типа Р - 46 УЗ г
А Ампермет р 0 +  /  7 типа Э-803/ f Стр-рш тока /  Н5

Но( КВ Кнопка управления исп. 2  типа К£~ОНУз г -----------------------------------/ —

АС Арматура сигнал б  мои лампы с Велой 
линъои ~~ S.20B типа Л С -53 /

iP y ;2 P y Реле указателе но я типа Р У ё / f / г
Р Ь Реле врете ни ~  г г о в  Р В -г Ц з г

Настоящ ий нсрт еф  составлен т  основании 
и н ф о р м ац и и  з а в о д а  О ЗБ  3 5 7 .0 8 7  $3.

§

I
ъ
tо
э
t
ро’
t?L

£\
S 1.

Гл инХи* Варанов
Ьинхяр Utancf>m/tf
Н К?нтл Гаже/
На у  оюЛ ЗотрВ а
Тл cnej, Гуже*
Рук го Or&kvncre

Л / f jU //>/К (7* i/rfC/rr

П ривоза#

— —и мет

401-3-359. 84-9
Р а  с п р е  Бел и м ^ л 6 ы ы и  п у н к т  б -У о  к  З Г д  л я

, Отходящая  
^ Они с &-/&*& Схрма

>лс*,-»ог/Г'ЛГЛ'С/Я /тро/+1Ц!ГГаСГ*.{ ■
~Л£речень аппаратур/

Cmifvp In  cm

чв

Листов

НПР1МММЧ1ШЕРГ0
Г МРСХ во ^

0 бог на-1
яение Наименование 7/ол. Примечание

Н о м е р а  Н С О '2 7 2  л и н и и

Ш .гок Реле максимального т о ка т ипа Р Т В  / / г
Привод

ППВ-
- / о / г г  ооо

эв Электромагнит включения ~ /ООВ т ипа ЭВ /
э о Электромагнит отключения ~  220В  т ипа Э О /
м ££игат ел  б зав од а пруф ине/ ~  2 2 0 3 /

Б К П Блок-Контакт п р у ж и н ы  т и п а Б К М г
Б И В Блок-контакт вблключателк т ипа Б К М /
БКА Блок-контакт аварийный типа БКМ г
Р Разъединитель наборны й P H J -/ /0 - 3 / 1/зделие П Э М
А Амперметр 0 +  / ]А типа 3 -3 0 2 / 1 Стрром /пака} ] /3

КО] КМ Кнопка управления исп. 2  т ипа К Б -0 //у з в
АС Арматур q сигнальной лампеt е Вслой Линго.и ~  гПО Ь типа ЛС-5& г
/А С Арматура си г на леней лампе/ е красной 

'Линзой ~  г г о в  типа ЛС-6& /

1 Р .г Р разъединителе н а верный P H /-ПО-2 а U&делие ПЭМ
1РВ;2РВ Рел е времени ~  /00В  т и п а  Р З -2 0 3 г
1РУ;2РУ Реле ука за т е л е  но г т и п а  Р У - d f / f г

ВС Вы клю чат еле C - / - J 2 2 -  6 /2 0 0 i

Настоящий чертеж составлен «о  ос нова кии 
Кат алога 02 . /2 . d 7 -7 8  . С хем а *2 0 . Э / / /

Привязан

и  не. т

h u n t и к

И контр 
Нау отЭ

Ш ест ерн и *
Баранов

Гу.*е0

*& }</_  
1 •& »нл+̂
'сЛну/

р  а СП рад слит елснб,й пункт  6 - / 0  £&  <*л я  
городских JfiCK/TTPVYPcxut с етгй ■ /Пип .0 РПП’2  ТМ

407-3-359. вН-Э

Пл спец t 
Кук Pfi

Зотова
Гу  Осев 
Са'ёягнеев

Стадия

Cm  и н к Рол иная питающая ре л ?рвмая 
л а н и й  G -iC J e .P  Сренпз 

Ь>ектри ч нг на я лгк / пиита,' 6 на <г (/ссечено стпп,п  'gn-y^f,,

Лист

4$

Листов

г *гес*?М-
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/ В  е х .  секционного автомата 

jT-РПГ_______
" Г

f'p flf
С //7

f-ЛО

ч о ® -
г-лз

-СХ8н
Г-ЪбК сиз

НА
Jb ел, секционного аьто 
1 лист

t a u ^ \  11
/\мсгта ем. лис

f -W

" О -

ГВБК
f-Рвг

аг$

\
%

£ N

1!
If
S а

ТТа

r t

1-Рзг
/ Р _

± ж
1 е щ Ш
\ f < r

'-рпг
агз

о-

АЗС!

А 333

ГА гА
ТТВ

ВъоЗ [

ТТс

С 301 ЗА

сзоз

7Ьляя8 Т

Защите цепей
управления
Реле кот роfit 

наличия 
напряла ния

ЦСПб 
Включения 
автомата
Ключом
у п р а в 
ления

Яри
АВР

§«
« I
ISI

Сигнализация
положения

а в т о м а т а

реле повто
рит еле 

положения 
автомата

реле контроля 
Восстанов
ления 

Напряжения
Цепь Сплоче
ние ключом

Р е л е
длителбноета
импулбесг

1/змери- у
телбних
прибо

ров

49\

f. ЦертсЖ составлен на основании с*. Эо‘1 3Y 
трасте/,, Зл етромэятсф.тг&г'ру{<чиящГлавэлектро - 
монтаж* Минткшаж он ец е трояi

2. Чертеж составлен д л я / Т Ъ  деист витален для 
„2 Г’с заменой 6 марке аппаратов индекса /н а р я  
в марка* цепей /0 наЩ20нее 60/30на 70 f например 
СНГ на С Щ  СГгЗ на САВз/ГЗЗ на Г 73/

Переченв аппаратуре!

Поясняющая схем а
/О Кв

L
%\п[гт}

И  цепям с/08.* 
управления 

f-B

Обозна
чение,

т зл Амперметр / l/fА тина $802/ г>
ш Переключатель типа УП53/г-А83 /
1-Ад Арматура сигнале ном лампас с зеленой 

ли изо £ ~ гео  В типа Л с- S3 Г
1-АВ ГЦофе с красной линзои ВВОЗ типа AC-S3 1
1-ВБК Иоммутатор f Комплектно еАВМ
i n Предохранителе типа /7р~В//5 /

Г-ВБК Г-Раи е г ^ е е /з  1-ВБК с i t s
его! с гг/ Се/о сен  /  се/зеггз его!

Г -1-!
V ------------------

£ ел. секционного обтолтеггггсг см. ласт 51

Н е и м е н о в а н и  с Нол. П р и м е ч а н и е

Панель 1ЦО 70 Вёо до

Пот не а б Щ О 70- /- 90
i-РВ / Реле Времени ~  220В типа PB-Z2S /

Г-РВ2. Реле времени ^ 8 .2 8 3  типаРВ-ВЧ8 /

1-РПГ Реле промежуточное ~ 2S 0В типа РП-Р5_______ / _

f-Р П г Релепршвфуточное~ Z 2 0 B  т ипаР П -256

ЛАЯЮ-JbS
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Ал
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Зек mp-pa fJ-i 

вех. тр р а  Ы2. 

^ I \ (  с ш ^  **С 127 „ &сж трра Hi
С!7Ъ^К с f€7 Вех. трра KZ

Реле переклкэ 
чения пита
ния цепей 
управления

Цепь
Включения

Ключом
управ
ления

От
АВР

II* 5
°*§
§г̂

Сигнализация
положения
аВтотата

Реле
повторитель
положения
автомата

Цепь
Включения
ключом
Реле 

длительности 
импульса

Контакты, 
используемые

схемах 
Вводов

so

Примечание:
Чертеж составлен на основании 
схемы Э07.Э1ЦПКБ треста-Электро - 
монтаж конструкция'Глаьэлектро - 
монтажа Минмонтажслецстроя.

Поясняющая схема.

Обозна
чение Наименование Кол. Примечание

Панель Ш070 секционного автомата.

з-ло
Переключатель ~ £ 2 0 В  типа УП53/2- ЯВ9 1
Арматура сигнальное/ лампы, с зеленой 

линзой ^etPOR типа АС-S3 1
з- ля т о ме с красной л инзой ~220В  типа АС-55 1

3-РПЗ

1
Комплектно С 

АВМ

Реле промешу точное ~ п р п П типа ЯПЧУЯ -2J /

Панель U /09O -/-3O

з-япг
UA

/Ьле проке /ниточное **220 R типа РП-ZS /

Переключатель типаУП53М-и5Ь /

Привязан

Гл.шнии
йиапмля 
HjbQttmp.. 
Ноч.отд.
Лиг пац-
РТ  Ч  ■
Cm.мни...

-Tt-njr**.
~ § ш

«Зото&г__,
Гчшев____
Савва тес в 
Калинин__

нЬм**

Н*в/И

Ч0 7 - 3 - 3 5 3 -  Q4 -э
Распределительный пункт b~JОн& 

городских электрических сетей Тпипн рпк stm_

принципиальная

йпаBus Аист Аистов

IwiPOKQKflOTMB’ro j
___ г Москва {
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Ряды залси ноВ каперы секционного Выключат ел/!

$2

* N
о

N
-о

1ан1з
О- Jч

0 И <*
си
ц

II & 2У а f t а ч>«VI «Ъ ' С} а $ 3
в̂ канерц тр-ро нап- 

ряжения 1с 
ВЛнанери питаюшейТ г̂д' 

лин ии К J “

^К уст роист в и

1
1л
Э
О

1
V

телемеханики

1 § *>*•V1 Vj1PR
V*

—
«п•а-—

V» «0
— ЕВ

егЛ В камера питающей линии 

В конери тр-ра напрржМс у

Ряды залсиноВ камеры трансформатора напряжения 
шин 2с file)

Ряды заЛсамоВ камеры питающей линии tJj(г)

к.
о

N
■о

ia
о-iи te <3

«V
d

1C«V #Г|N гг«V«у «V гч«* 5 *v»п>•ч tv.•п2>

исюроОствч
телемеханики

2

6l камера секционного 
Выключателя

.1 1 jjjjj з Е\ I»»л- п а

J. Чертеж составлен на основании каталога 03 13 21-17, 
схены 3 2 0 .  3 1 3 0 , 3 3 0 ,  3 1 0 1 , 3 3 0 .3 1 8 .  

з Чертеж составлен для присоединений 1с шин и 
действителен Зля присоединений Uc с изменениями 
Е скобках

Привлзан

UhB.U

4 0 7 - 3 - 3 5 9 .  Ъ Ц -Э
Распределительный пункт 6- (0 кв йлл 
ороаских электрических сетей. Тип ДРПК~2Тн

дтадйя

РУЪ-Юнб по схеме $ 
Ряды зажимов камер КС О

Лист Листок
S3

Гипроконтеярго
__ г Москва

ЗОЯ
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К спорны* тшт.

•Uj *V 0+0 >* «а «о
J°£

И
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■ w ________■ . ....,. , . П П 1 1 П П 1  ,
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