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ОТРАСЛЕВОЕ ТИПОВОЕ ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ
407-5-02.22.87

МАСЛОХОЗЯЙСТВО ДЛЯ ГРЭС С БЛОКАМИ МОЩНОСТЬЮ 800 МВт

А Л Ь Б О М  10

ПЕРЕЧЕНЬ АЛЬБОМОВ

АЛЬБОМ 1 ПЗ Пояснительная записка
гп Генплан

АЛЬБОМ 2 тх Технологическая часть. Части 1,2,8
АЛЬБОМ 8 ти Теплоизоляция

АЗО Анти коррозионная защита обору
дования и трубопроводов

АЛЬБОМ 4 ЭТ Электротехническая часть
э о Электроосвещение
СС Связь и сигнализация

АЛЬБОМ 5 АП Автоматизация технологических
процессов

АЛЬБОМ 6 РЗ Задания заводам
ЖК Кабельный журнал

РАЗРАБОТАНО:
ВГНИПИИ «Теплоэлектропроект» 
Московское отделение /}
Главный инженер института 
Главный инженер отделении 
Главный инженер проекта

В. Н. Окотим 
Н. А. Тимофеев 
А. И. Фельдман

АЛЬБОМ 7 АР 
КЖ

КМ
АЛЬБОМ 8 КЖИ

АЛЬБОМ 9 ОВ 
ВК

АЛЬБОМ 10 СО 
АЛЬБОМ 11 ВМ

Архитектурные решения 
Конструкции железобетонные и 
бетонные
Конструкции металлические
Изделия сборные железобетонные, 
закладные, соединительные 
Отопление « вентиляция 
Водопровод я канализация 
Спецификации оборудования
Ведомость потребности в мате
риалах

АЛЬБОМ 12 СМ Сметы

УТВЕРЖДЕНО:

Протоколом Главного управления капитального 
строительства

Министерства янергетики и ялектрификации СССР 
от 12.02.87 г.
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АЛЬБОМ 10
Содержание альбома

Обозначение * Наименование
Сто.

альбо
ма Обозначение Наименование

Отр.
адьбо-

т х -с ш Спецификация Л ТХ-СШ на оборудова-
3*17

‘ Э0-СП34 Спецификация Л Э0-СП34 на шлан
ние и материалы по технологической говые кабели, установочные провода зхчасти и другие кабельные изделия

ЭТ-СП2 Спецификация Л ЭТ-СП2 на силовые 
трансформаторы 6/0,4 кВ 18 ■ Э0-СП39 Спецификация Л Э0-СП39 на трубы 

стальные и канат стальной 32
э т - с т о Спецификация Л ЭТ-СП 10 на низко-

' 19-21
СС-СШ Спецификация Л СС-СШ на оборудова

33.. . .• вольтное оборудование ние связи
ЭТ-СШ5 Спецификация Л ЭТ-СШ5 на силовые

22
СС-СП2 Спецификация Л СС-СП2 на оборудо

кабели вание пожарной сигнализации 34
ЭМШ6 Спецификация Л ЭТ-СШ6 на контроль

ные кабели 23
АП—СШ Спецификация Л АП-СШ на аппара

туру КИП маслоаппаратной 35+44
ЭТ-СПЗЗ

ЭГ-СП40

* Спецификация Л ЭТ-СПЗЗ на изделия 
для прокладки кабелей и проводов 244-25

АЛ-СП2 Спецификация Л АП-СП2 на соедини
тельные коробки, провода, армату
ру, трубы и кабель маслоаппаратной 45; 46

Спецификация Л ЭТ-СП40 на асбо
цементные плиты и доски 26 АП-СПЗ Спецификация Л АП-СПЗ на аппарату

ру КИП маслохозяйотва огнестойкого 
маслаЭ0-СП36 * Спецификация Л ЭО-СП36 на освети

тельную арматуру, электролампы и 27+28
47+53

электроуртановочные изделия
АП-СП4 Спецификация Л АП-СП4 на соедини

Э0-СП38 Спецификация Л Э0-СП38 на мало
мощные трансформаторы и низко

29
i тельные коробки, провода, армату

ру, трубы и кабель маслохозяйотва S 
огнестойкого • масла 54; 55

вольтную электроаппаратуру
ОВ-СШ Спецификация Л ОВ-СШ на оборудо

56+7SЭ0-СП32 Спецификация Л Э0-СП32 на изделия 
для монтажа сети освещения 30

вание части отопления и вентиля
ции
Спецификация Л ВК-СШ на оборудова

«

ВК-СШ 74+77ние и материалы в части водопрово

1
да и канализации

!
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Пози
ция:

Наименование и техническая характеристика вдорудования 
и материалов

Зибоо-изготовитель (для импортною воорудования -  
страна, фирма)

Тип, парка 
оборудования. 
ОУазначение 
Соку мента и 
к! опросного 
листа

Единица
измерения Ход завода 

изготови
теля

Под
аёорудоЗиш 
материала •

Цена
единицытыс.руЗ.

Коли
честв

fiucca 
единицы 
оворивова 
е& с__

Ней* 
мена- 
Вание

ход

~1 г 3 ¥ S 7 S 3 to
-  т Насос подачи масла производительностью 36 м3/ч , напором 0,25Ша

с алектродвигателем типа 4Ш60М6 мощностью 15 кВт .напряжением Ш80-2.5-36/ комп? РКП 36 3192— 6 295,0
220/380 В число оборотов 980 об/мин 2,5Б-10 ” 5540 исп.У 3

\* .• 1 1
2 , Насос подачи масла производительностью 18 мЭ/ч,напором 0,4 МПа

о электродвигателем типа 4АШ32М6 мощностью 7,5 кВт, напряжение Ш40-4-18/4- еомпл, ОКП 36 3192 8 190.0
220/38GB, число оборотов 980 об/мин. 10 2000 исп.УЗ

•

з;: Насос подачи масла производительностью 5,8 м3/ч , напором 0,25 МПа
о алектродвигателем типа 4AX90L4 мощностью 2.2кВт .напряжением Ш8-25-5.8/ сомпл, ОКП 36 3192 4 сл СО о,;v 220/380 В, число оборотов 1450 об/мин. 2,5-15 1980 исп.УЗ

' #
•

4 Насос подачи масла производительностью 3,6 м3/ч , напором 0,4МПа
с алектродвигателем типа 4АХ90/.4 мощностью 2,2 кВт, напряжением ms=ss-3.e- сомпл ОКП "36 3192 ~2— 47,0

■ИДИ220/380 В, число оборотов 140''об/мин. -4Ь-10 Ж —
■ И - ' -- - т
НИН >

ц— 1 .... - 1
.

д> 

i о
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iMQxaaafis

ilCJL

Зач7Тй> 
тч.ТМ Тм̂ Тпланс

{.->  "1~П
[ Гшт | Фельдман! ( ___________________

^ ^ Р ^ С п в щ ф ж п ю и
на оборудование и 

ГоколбШГ*^~^;лы технологическо! -—-—-p^v .SuJS,
Л£Ш----Ш.к*а>А____________ ,

;тгокояиш

ТХ.СГН
------ -—.........- „ материали технологической части

407-5-02.22.fi7--TX.CO

Ш оЗм  lu cm S Jiu cm o I

РП tfo&tcpio сссУх, 
ТЕПЛОЗАЕШШШК 

Нож&ског ийелте
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5 Насос для ввода присадок производительностью 2,3 м^/ч, напором 1

0,6 мПа с электродвигателем типа 4АХ80В4,мощностью 1,5 кВт, 103,2-25-2,3/( компл ЭКП 36 3192 2 53.0
напряжение 220/380 В, число оборотов 1450 об/мин. -5 2290 исп УЗ

* •
_ § ____ Насос откачки замасленных вод производительностью 3*10 м**/ч,

напором 0.5 мПа с электродвигателем типа 4AII2M4,мощностью IBI2/5-I0/5K- комля ОКП 36 3151 2 442.0
5,5 хВт,напряжение 220/380 Вычислю оборотов 1450 об/мин In____________ 7292 ИСП.У4.2

*  ._ ФилЬго-ттпесс производительностью 3000 л/ч.мощностью I .?  кВт ©12-3000 КОМПЛ птот 31 1355 4 215,0
5107

8 Насос ручной производительностью 1,8 м^/ч, напором 0,3 idla БКФ -4 КОМПЛ РКП 36 3228 2 27,0
• ‘ 1 1 0045

•
9 Сепаратор для очистки огнестойкого масла производительностью 1

4 MV4 с электродвигателем типа 4А1604УЗ мощностью 15 кВт, AI-A0S КОМПЛ I 1800,0
напряжение 220/380 В ■

/ *' .1 | 1
10 Маслоочистительная машина производительностью 4 м^/ч,потреб- ПСМ2-4 КОМПЛ ОКПО 31 1355 4 1100. П

ляемая мощность 78,1 кВт 1-...... 5115

|
-J 2 ___ Зиектвотодогреватель производительностью 20 ма/ч  мощностью НТМЛ-160 КОМПЛ 1 2 900,0

175 кВт. 1
- 1

12 Вильтр сетчатый Д̂ Г50 черт. ТХ 1UT. 4 I I I ,0
' • . л. 296 1 ■ *: •

а 1
13*; Вильтр сетчатый Ду80 юрт. ТХ шт. /  г 6 1 2 0 -Д -

л. 296
1

14 i

$I юрт. ТХ шт. 2 221.4
L ~  <--334 _ | •

' Маслохозяйство для ГРЭС с блоками мощ»̂ тью 800 мВт I
4  5  
S i13 «г . *

! ш ш л
1 ' 407-5-02.22.87- ТХ;Ъ | 2 \
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15 ‘ БакУ=2,5 м3 0СТ34.42. шт. ОКИ 52 6526 2 315.0

- • 560-82

16 БакУ=6,3 м3 0СТ34.42. шт. ОКП 52 6526 3 770,0
560-82

v

17 Бак V *10 м3 0СТ34.42. шт. ОКП 52 6526 8 965,0
560-82

*
18 БакУ =25 М3 i 0СТ34.42. шт. ОКП 52 6526 I 1550,0

560-62

*■:
19 Ea*V=63n3 0СТ34.42. шт. ОКП 52 6526 9 2850,0

563-82

20 EaKV=I0CMJ 0СТ34.42. шт. ОКП 52 6526 8 3450,0
563-82

21 БакУ^ёСм3 ' (XJt34.42. шт. ОКП 52 6526 4 5480,0
563-82

22 Фильтр силикагелевый на 5кг сорбента терт. ТХ шт. 52 11,01.2уН
' *

23 Фильтр тонкой очистки 0=5 м3/ч терт. ТХ шт. 9 84,1
’> . р.292

24 Адсорбер цеолитовый на 63кг сорбента черт. ТХ шт. 8 52,5
Я. 294 *

25 Адсорбер силикагелевый на 63кг сорбента черт. ТХ шт. 4 52.5
л. 294

Маслохозяйство для ГРЭС с блоками моп^ с̂тыо 800 мВт

407-5-02.22.8'/ ТХ?С0
Ш .

- г
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гс Ванна для промывки (промасливания) ячеек фильтра. теот. ТХ шт. I 73,0
л. 317

2V Устройство для верхнего слива масла из цистерн терт. ТХ шт. - 3 17,17
. л. 259

28 Устройство для нижнего слива масла из цистерн терт. ТХ шт. 3 97,1

со(Осм

■

; Р8а Паттэубок вентиляционный ПВ-150 r0CTq3689-80 шт 6 13,0
....

■' .
АРМАТУРА

Материал сборный

29 Задвижка ручная Ду 150,Ру16 ЭКЛ2-16 шт. 37412Ц033,03 10 ’ 100

30 Ду 100,Ру1Б . . ■ 374I2II03204 80 55

<

§
§

1

1

!

1

5

1
J

- ‘ ;
31 Ду 80,pyi6 II 374I2II03I05 120 38
: 1
32 Ду 50,Ру16 374I2II03006 190 25X
33 Вентиль ручной Ду 40,Ру64 15с27нж и 374213104202 5 29

- ~ ‘ *
34 Ду 25,Ру64 _ и _ 3742I2I04207 Т5П _ 17,3

Маслохозяйство лля ГРсС с блоками мощностью 800 мВт
/кс/п

407-5-02.22.87- ТХ.О0 , 4
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35 8ем niu/»b руччои Ду 20 Py64 15с27нж шт I742I2I04I08 80 14.4
«30 Ду 15 Py64 1̂1 ̂ 3742Ш06307 10 10

о 37 Кран Ду 20 Ру 10 ПЗГЮ Т------ 171222 5020 0 70 .0,88
38 ■Запорное устройство указателя уровня Ду20 Ру 16 12Б 2Бк ттПтт 3712012005 30 2,45

gх>
St Водоуказательные стекла

■ V ,'. 39 Стекло 0 20- t  *1875 ГОСТ 8446-74 ШТ 2 — .
40 То же 1  * I50Q wmV~ п 16 . —

'“T Трубы бесшовные
'Л Материал Ст.20 ТУ 14-3-190-82 .
■ 1-,*i*r 41 Труйа Й 325x8 0СТ8732-78 * п.м. ЖП 31 T3II 10 62 ,54

V Ja 4$ 0 273x8 " а 52 ,2d
.Y.r . *4 „ 43 0 159x5 "220— ” 18799
' YY■o' '? 44 ............Й 133x4 W 130 12,73.
4' * ?■** 45 " - 0 T0ftr4 1450 10,26
. №• 46 0 89x3.5 , ттПтт , 2420 .7,38
. 1 s .1: 47 0 76x3 -.п- Г Й 5 “ 1э,40

К. К1 4& Й 57X3 п J350 4,0
«

. § i ©1 о
X

4 аIX
11

Трубн бесшовные *
Материал Ст 20 ГОСТ 8733-74

/  ̂• 49 Труба 0 48x2,5 [*0СТ8734-75 * П . М . ОКП 31 1311 ""Я Г

15*1 50 0 38x2 г -щ — 1
4 Й! 0 32x2 и V"- 1S5G— г т л з 4 -

52 ----------Й 25т2 ff 3й— ПГДЗ'Т
§ 53’ ' ---------- Й 18x2 • ____ — 5U— ТГ779-----

1 § >
s & Тоубы „

4 ' Материал Ст I кп-2 ГОСТ 380-71

1 1
54 Tnv6a 0 8 [ХЮТ3262-75 п.м. 138500 10

i

! Маслохозяйства для ГРЭС с блоками мощностью бОО.’.Шз

Й •
407-5-02.22^87—ТХ.СО &2L

5
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Отводи крутоизогнутие

Маториал' Ст"20"ТУ U-3-I&0-82 "
55. Отпод П 90° 159x6 0СТ34.42-699

£ . 85 шт оКЦ 31 1зи * 4Ъ 8,4

§ 56 Отвод П 90° 133x4 --------  - * 25 3,8
о
в 57 Отвод П 90° 108x4 И ■ ■ ы — 310 2,5
3 58 Отяотт П 90° 89x3.5 »|_ ---к — 530 - М

59 Отвод Н 90° 76x3 —И — — —  . 60 1,0
' 6U Отвод П 90^ 57x3 - • зОО 0,6

61 Отвод П 45° 169x5 5 -4,2

62 Отвод П 4£° 133x4 , — ,1 — 2 • 1,9
63 Отвод П 45° 108x4 • 30 1.3
64 Отвод П 45° 89x3,5 . т1 .. 30 и,7

у 65 Отвод П 45° 57x3
91 . 26 "Т573— "

66 Отвод П 30й 133x4 И' ь и,У
67 - Отвод П 90° t08x4 *■“ • — * XtT 0,5

© •• О Ф-
н о . > ’ «•’ Переходы концентрические • -

ч Материал Ст 20 ТУТ4-3-190-82
ф • О Ф п о 66 Переход КП 159x5-133x4 0СТ3442-700- .. 10 2,8Ф я
s § -85
СОФ • 69 Переход КП 159x5 -  108x4 it 5U

1..' 70 Переход КП 133x5 -  108x4 — — 9t ------ г - I.V

5Г 71 Переход КП 108x4 -  89x3,5 _и__ — 25— ~ т г о —
72 Переход КП 108x4 -  76x3 . 11 _

-----5“ — ОЛТ...
73 Левеход КП 89x3.5 -  76x3,5 —W — _91_ 11 5 0,6

~
74. Переход КП 89x3,5 -  57x3 91 — ~Щ>------

ъfc 75 Переход КП 76x3,5-57x3 И _и_ -----5----- ~ о - г —
fb

ё
ч

76 Переход К П 76x3,5 -  45x2,5 II It 5 0,4
ъ45ч» 77 - Переход КП 57x4-45x2,5 11 5b 072”

И 1
78 Переход ГСП 57x4 -  38x2 11 10 0,2

i

1 Маслохозянство для ГРЭС с блоками мощностью 800МВт
V ' 407-5-02.22.87“тх* СО

______________ 1 6
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ттервходы

Материал .Ст 20 ГОСТ 8733-74 грВ
79 ' Переход КП 45x2.5 - 32x2 0СТ34.42-700- ОКП 31 I3II .,35— -JLI ..,

-. •, : -85 .

Переходы точеные.
Материал Ст 20 ГОСТ 1050-74

80. Переход 32x25-4,0 0 80СТ34.42-
-754о- 85 ОКИ 31 I3II 5 0,3

81 Переход 25x20-4,0 050СТ34.42-
-754-85 . 5 0,31

Тройники равнопроходные.
Материал -  сборный.

82 Тройник вавнопроходннй -  159x7 -  2,5 ),60СТ34.42- шт. ОКП 31 I3II 10 12,3

83 .. Тройник равнопроходный -  108x6 - 2,5 3-30СТ34.42- — п — 40 5,9
- 7̂Б2-8Ь------

• 84 Тройник равнопооходный -  89x4,5 -  2,5 Й0СТ34.42- 80 3,8
762-ВЬ

Шгтперы для ответвлений Ь-

Материал Ст 20 ОУ I4-3-I90-82
___ Шгупер 108x4 -  150 • I040CT34.42- шт 16 1,32

-761-об
-Ж __ Шгупер 89x3,5 -  100 И 5 10,81

7̂61=85-------
87 Штуиэр 57x3 -  80 0690СТ34.4Й“ 25 oN$
88; -Шгатар 57x3 -.50 0670СТ34.42-

^Й-й5 - 11- jO
ГТгунер для ответвлений

4[Датериал Ст 20
89 Штунер 32x2 -  80 1ПЗЬ00ТВ4.42-

П1*Г ОКП 31 I3IT 40. 0.15
- Й 0 _ _ . IfjTvnep 32x2 - 65 >320СТ34.42- —  П — — 60 0,15

-761-85
Мяслохозяйства для ГРЭС с блоками мощностью HOu'/il

, 407-5-02.22.87—ТХ. СО ask
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91 Штуцер 32x2 -  50 53I0CT34.42- шт ОКП 31 I3II __1й___ 0.15

-761-85

92 Цтуцер 32x2 -  25 D2I0CT34.42-
. -761-85 —м — 50 0,15

93 Штуцер 25x2 1X0 02I0CT34.42-
-761-85 _11_ •1 30 . 0,11

94 Штуцер 25x2 80 32I0CT34.42-
-761335 II 30 0,11

95 [ктуцер 25x2 50 DI90CT34.42-
7ST35 и 20 0,11

Заглушки плоские приварные
Материал сборный 1

96 Заглушка 65-1,6 040СТ34.42-
-758-85 b ■ 079" '■■ ■

97 Заглушка 150-2,5. I30CT34.42-
- СЛ 8 4,2

Швеллеры
Материал ВстЗ сдЗ ГОСТ 535-79

98 Швеллер 16 ГОСТ 8240-72* П.М. , 092500 160 14,2
99 Швеллер 12 4и 12,4
100 Швеллер 10 It 100 8,59

“ТО! Швеллер 8 —.,t—. «1 30 7,05

Уголок
Матетжял в ст.З спЗ ГОСТ 535-79

102 Уголок 10 Г0СТ8509-72* п.м. 093000 20. 15,1
юг Уголок й 5 —п — 1 _И_ 1,1 ‘ - о т — *3777-----

104 Уголок 3,6 2о ЧГГГБ---
105 Уголок 6,3/4,0 Г0СТ85Ю-72* II \ 10 4,63

Сталь листовая

®OO
88
s s

l l

t l
§ 1
£ ■$

<

Маслохозяиства для ГРЭС с блоками мощностью 800',ШТ
407-5-02.22.87 -ТХ.СО fixm
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тг



и
■'.

1 2 3 f s s 7 8 S fa

Материал ВстЗ спЗ ГОСТ 14637-7S • •

106. IF'CTtt'P ri-40
м

ГОСТТ 9903-74 м2 подтип -J3L2— L a L2____
107 Лист 6=28 И II 0,2 220

о 108 ..Лист d=20 п —п— If _ 1,5 157
§о 109 Лист 6=18 If —fl — 1,5 141,3

3 XI0 Лист 6=16 II и —п— - £ . , о _ 125.6
НЕЕ Лист 6=14 It ft 0,5 110,0

f 112 Лист 6=10 II м It 62 78,5
** ■ ИЗ Лист 6=8 . ' ' - * " 1 20 62.8

w ■Л' II4- Лист 6=7 и— п ■ —п— 2 54,9
л 115 Лист 6=6 i _||_ II 105 47.1

. < 116 Лист 6=5 | — и —rr«. 3 39,3
■'V 117 Лист 6=4 и II I  • 31,4» ■■>®
*3

1X8 Лист 6=3 It I • 23,6
> я 1® *а ^119 Лист 6=2 1̂1̂ ft —п— 7 15,7
;а V ■.
>ф »о Сталь круглая

s i Материал Ст 20 ГОСТ 1050 -74^ ’ >

Г| 120 Круг 0 30 ТОШЬ90-71* м Сэз'боо 2 5,55
-• 121 Круг 0 24 п— И 2 3,55

122 Круг 0 16 иПи It И \ 2 ! 1,58
123 .Круп. 0 12_ »« ft 580 ! 0,89

124 Круг 0 10 Уп— ft II 50 0,62
— V

1 Сталь квадратная .
1 ; ; . _ ... Материал Ст 3 ГОСТ 5 3 5 -7 # i \ 4

VP. 125 .-Квалтат 25x25 Г0СТ2591—71^ м 093000 1----------------1 2 4 <tt52 1
• 1 •

W Фланпы

§ Материал ВстЗ спЗ ГОСТ 330-71* * ~ 1
' i 126. Фланет? I -250-10 Г0СТ12820-8С? ■ П1Т ОКП 37 9941 10 10.65 1 I
п й —Х27» Фланец I -150-10 —П — t И II _ 15 6,Ж 1V к

$
Маслохозяиства для ГРЭС с блоками мощностью BOOi.iii: j |

<$
4. . 407-■5-02.22.87—ТХ. СО I
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128 Фланеп I-I00-I0 .... .. ГОСИ2820-80 шт 0КП 37 9941 30 3,96

129 Фланеп I-80-10
П it 20 - 3,19

130 Фланец I-50-10 •* 4 2,Ub

131 Фланеп I-25-I0
II 4 . 0,89

132 Фланец I-20-10
11 4 0,74

133 Фланец I-I50-6 ■ . • ' . 26 . 4,39
134 Фланец I-I00-6 — tt If 10 2,85
135 Флппотт 1-80-6 — N fl 90 2,44
Ш  ^ Фланец 1-50-6 II 70 1,33
137 Фланец 1-40-6

" ц-> ■ - 20 Г72Т
138 Фланец 1-32-6 4 I.

2 1,01
139 Фланец 1-25-6 120 0,t/i ■
140 Фланеп 1-20-6

W » 1 40 ■/ 0,53
141 Фланец 1-100-2,5 3 2,14.

142 Фланеп в̂атгрятний I-32-I0 ...... »f »1 10 1.4
143 I-20-10 tl M*19— 3 0,74
144 1-80-6 И ITT" "“ 2,44
135 , 1—Ь0-ъ я»  — ъ 1,33 "
146 . 1-40-6 и _ « 5 1,21
147 1-80-2,5 Tt 3 1,84
148 1-50-2,5 ' "  Г-"::. . -  — It T — “ — Щ ”

Фланеп I-150- 2,5 f t II 6
Оялъ полосовая
Матерная В стЗ спЗ ГОСТ 535-79*-

149 Полоса 50x6 • • ГОСТЮЗ-76 П.М. 095 000 10 2,36
150. Полоса 70x6 — H — '"IT" 8,3
151 Полоса 25x3 T T ’— 0,6
152 Полоса 20x3 »1_ — 7 35 0,5

. Листи сталь» ге. ппосечно-вптякнне
' H em ew ait Г*Ъ ГИСТ ЯЯП-7Т * ..

153 ПВ 506x600x1700 Г0СТ8706-78^ м2 097 100 16,4

Маслохозяйства для ГРЭС с блоками мощноспю 80СЛШ
407-5-02.22.87-ТХ. СО
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f г — Г Г S ч
S 7 8 $ /47

— — —
Проволока

Материал СтЗ ГОСТ 380-71*
154 Проволока 7-2 ГОСТ14085-79* п.м. 093400 370 —0*012 !

• Пружина
Материал СтЗ ГОСТ 380-71

155 Пружина 6=2 1-120 Г0СТ74197-78_

Сетки
156 Сетка полутомпаковая Г0СТ6613-73* кг 0.48

Крепеж
’ Болты. Материал Ст 20 ГОСТ 1759-70 * *

15̂ 7 Болт И 20x90 ГОСТ 7798-7( f шт 128200 120 0,293
^58. М 16x110 вив п Т2П 0 Г? 0 7

159 U 16x80 —w— ’ т впв - 30 0,158
- 160 U 16x70 шш*шт я 70 0,142

1&I М 16x60 9» п 620 0.126
162 МТ2тТ00 I» 90 0.103
163 М 12x70 и 20 0,077
164 М 12x60 N 1* 430 0,073
165 М 12x40 * штПтт я 560 0,068
166 М 10x65 м —

UTOoI
167 М 10x50 шшЩ*т II 280 0,045
168 М 10x40 « 20 0,036

М 8x40 п 50 0,021
•S Гайки. Материал Ст 20 ГОСТ 175£-7.й*±Г • .................
170 Гайка М 20 Г0СТ5915-70* шт 128300 ’ 120 0,07 !
V/x М 16 п ' 840 o .o S  :

-1 1 8 М 12 я ИЗО 0,025
173 М 10 п 3 9 0 0,0т ...
174 М 8 * fl 50 0.006

'8 S

I I
SB

Маслохозяйство для ГРЭС с блоками мощностью 800 МВт

407-5-02.22.87—ТХ. СО
В
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/ 2 3 ¥ S S 7 8 3 га
-■ Винты. Материал Ст 20 ГОСТ I759-70-** 128400 •-

175 / Винт М 5x25 ГОСТ 1476-64 20 0,0078
-

э
; . v Шайбы. , Материал Ст 10 ГОСТ 18123-82^ .

аоо 176 Шайба 20 Г0СТИ371-7^ шт 128600 ПО 0,024

§ 177 Шайба 16 н 350 0,013
“T 78 Шайба 12 И 100 0,006

• „ * 179 Шайба 10 т - 3 0 0.004
V} f—W

' . . Шплинт \.

ТО , \£ Материал Ст 3 ГОСТ 380-71*
■ *л
'“г"~ ~m r~ Шплинт 3.2x20 ХХГГ 397-79 п 128700 30 0,00137

181 Шплинт 2x16 —W — ft 10 ЩЩ------
r #

; •• Заклепки.

11 Материал Ст 3 ГОСТ 380-71 *

j> ®

182 Заклепка . 5x20 Г0СТЮ299-8СГ п 128500 10 0,003

Заклепка 10x60 Птт « 10 0,043
Ои КЧЬ - 184 Заклепка ' 10x36 п и --------------------

Г Т П Г " Т О Ш —

шМ g|
.Шпильки.

Материал. Ст 20 ГОСТ 1050-74** —  •
185 Лгашъкя М 12x50 ?0СТ 22042-76? 128400 160 0,045

•S
§g i ’ . Рукава 2552II
1 1 K T . Рукав £-2-25-10 ТОСТ5398=76 * м 255722 — я г t f —

1<Чъ
1

187 Рукав I5Q гр I тип Б п 255722 7 20 5.4
188 100 гр П тип Б и 255722 10 5,0
189 _ Металл о ру  кав F M -X -4 Г0СТ3575-75 п 10 D 5

' l
J jj

• •

?
f

a

Маслохозяйство для ГРЭС с блоками мощностью 800.Шт
*

1

-
. 1

jj 407-5-02.22.87 --ТХ.СО Мгт ■

Е
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Прочие изделия

“ISD— Подшипник ПС1-30. Материал СЧ18-56 ГОСТ 1412-54 Г0СТП521-82 шт 6 0,15

191 Наконечник 0 100. Материал бронза ГОСТ 4613-72 п 4 4
192 Брус 45x45 1 =650. Материал дуб И 3 1,31

193 Рейки измерительные 1 =3550 —№— It 2

§ 194 1 =2800 10о 195 м2 1.5....
196 ' Шнчт) резиновый р18 Г0СТ6467-57 м - 10

-
* Опора. Материал сборный.

197 Опора 897 0I0CT34.42.
615-84 ОКИ з г т з п 20U U,7

- 198 Опора 1087 030СТ34.42.
БТ5=83 150 0,7

199 Опора 133У ' 050СТ34.42.
615-84 20 0,85

DЭ ф 200 Опора 1597 070СТ34.42.
» • / ■ 1. 615-84 30 0,85

201 Опора 577 070СТ34.42.
»ЭФа о f. ■ -■ 616-84 штП+т ПО 0.8

§1 Г 202 - Опора 897 050СТ34.42.
I I 616-84 350 1,0

203 Опора 1087 О70СТ34.42.
616-84 150 1.8

204 Опора 1087 <40СТ34.42.

I
622-84 30 1.4

f* 205 .Елок подвески 1087 . ... 070СТ34.42-

1
' 724-85 ОИП 31 13X2 3 3,0

*L:
*

206 Блок хоцутовый 1(М (/?OCTcJ4.42- 4 3.05Э5 725-85

1 1 207 Блок подвески 1087 070СТ34.42-
i Т5 727-85 »» 5 7.0

1 £ МаслохозлИотло для ГРХ с блоками мощностью 800 МВт

1
t

___ ___________________ 1_________
407--5-02.22.87-ТХ.СО р
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f Z 3 У S S 7 8 8 га
203 Ijjiok плпвески 133У ГГС0ПТЯ4.42-

727-85 ОИП 31 1312 2 7,0
20 Г ~ ' Жеоткие подвоски 0 50 ‘ 4.yU3-IU в Т  

Т22.22 ft __ 80__ 1.05 •
210 Жесткие подвески 0 65 Н=400 L  903-10 В 6

Г22.29 30 1,09
211 Жесткие подвески 0 65 Н=800 вии . . . m - J L Q 2 ___
212 Жесткие подвески 0 15<Г 4.903-10 в 6

т а ;  22 " 60 5,54

Летали опое.
Ушко. Материал Ст 20 ГОСТ 1050-74.**

2X3 Ушко 1-О1-0СТ34.4< - ,
шт oKil зх I3 i2 20 0 ,12

“№ !— ” Ушко ........... . 7 ' ."'V.T,-' v; "4.903-10 в 6 ‘ 1
Т72370В70ГГ"ПОЯ и АП л ття

# 5 ,.?шко : • .............. .. • 4.903-10 в 6
Т72377ГЖГ"
роз. « . 450 0,065

. / ' , Проушина. Материал£16 Проушина I-0I0CT34.42-
-733-85 ОКП 31 1312 20 0,3

Полухомут. Материал В стЗ сп 3 ГОСТ 14637-79

W Полухомут 4.903-10 в 6
тЯЗТ&ЖШ ШТ W v;yr

218 Полухомут 4.903-10 в 6
T .2 3 ,0 i.0 o .0 ( Г 11-- 450 \

Л ' / - *
•. - Серьги. Материал В ст 3 сп 3 ГОСТ 14637-79.

■s2I9 Серьга 4.903-10 в 6
_ * т.23.01.01.

001 шт 530 t[ 0,25

I .*  ̂i-,
r :,w ;
c. , ~ *

 ̂ГГ'ч
;%• <*S' 

ФО  <D ’

® . i
О Ф  ! 

-8 8 - 
SIS I

-c?ix, о

Маслохозяйство для ГРЭС с блоками моишвспл) 800МВт!
'• 407-5-02.22.87-ТйЛС0 
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~220

|,

Плавник 4.903-10 в 6
т.23 .08 .02 . 40 0.44

.. ТШ
“Т гГ ~ Плавник 4.903-10 в 6 П. ОО ПТ по

e 001 ' ' 230 0,26

Электроды. Материал Э-42

Z2Z Электроды Г0СТ9467-75 кг 127200 508
1

- ... Итого: 13 5420.0 кг •
том числе aj 1латуры 18 £7 ,1  кг

„

•
.- ’ -

‘

•

г< _

1 .

* _________ е ____________________________________ ___________

: * .

*а

i )
ft*
s i

a i

&
S

I .

-. • - -
' :

i ;
Маслохозяйство для ГРЭС с блоками мощностью 800 .МВт
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' 407-5 -02 .22 ,87-ТХ.СО---- — 10.
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13

Наименование и технической характеристика оборудования
u материалов

ЗаВоо-изготоВит ель (Зля импортного ооорудоВания -  
страна, фирма) . .

Тип, п а р к а  
одсрудавания.

не опросного 
листа

Единица
измерения
Наи
мено
вание

Код

Код заВада 
изготови
теля

Код
оборудования
материала

Цена 
единицбМi 
тыс. руд

Коли-
естВс

Пасса
единицы
оборудованияHUL

8 ха
Пункт распределительный с выключателями
на вводе -типа А3798СУЗ на 630А ПР24Д- 3434II
без расцепителей -7518-21УЗ шт

фидерные -типа А3716ФУЗ с током отсечки
на 630 А и тепловыми расцепителями

32А I шт.

225

40А -  3 шт.
I60A -  2 шт.

То же,но с тепловыми расцепителями: ПР24Д- шт. 3434II
40А 4 шт. -7518-21УЗ 225
63А I шт.
80А -  I шт.

То же, но с тепловыми расцепителям:
40А 3 шт.

I6QA 3 шт.

Пускатель магнитный на 1н «  40А
кат. f** 220 В

ПР24Д- шт.
-753В-21УЗ

ПМА-3120УЗ шт. 342709

Маояохозяйство М яТЕ?г -  J.......... u w  in i

225

— 407-5-02.87- ЭТ.СО
1

3 Спецификация № от' Лп тло1 — Ы1 J.U
на низковольтное Пионеры СССР
электрооборудование ТЕПАаЗАЕГГРСПРОЕКГ

- Поатккое tadexme



, v го \
40

7-
5-

02
.8

? 
. 

тл
Ти

по
во

е 
пр

ое
кт

но
е 

ре
ше

ни
е 

Ал
ьб

ом
 т

о 
,

1 1 Z 3 ¥ S S 7 8 S . f a

5 Пакетный выключатель на 1н =  IOA ПВ-ЮУЗ шт. Ък2Ь61 7

'' '. ■■ V ■ -

е Ящик однолинейный трохполюсный со штепсельным явзш- шт. I
разъемом на 1н =100 А -31-1УЗ

7 Переключатель ПП2-10/ шт. 54 2460 5
/112У356

. 5 -• -

8 Кнопочный пост, 1/2” ПКЕ-722-2УЗ шт. 342844 27
#

,  • :  * •

.. ■ ■ т . .

•

*

I ,

<

* иУ 
ъ  ^

|;
ft
й д

S

5*
Маслохозяйство для ГРЭС с блоками мощностьюВОО МВт

Г

407-5-02.87 ..ЭТ.СО facm  ;
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Оборудование сети освещения.

-

9 Пункт распределительный с выключателями:
.  ■ на вводе- типа А3748УЗ без расцепителя на 630 А ;

фидерные -типа А3716ФУЗ с током отсечки 630 А,с тепловыми
расцепителями
-  40 А -  7 шт. ПР24-7232-21 Ъ шт. 3434II . I
-  16 А 1 шт.

А" -----  —

10 То же,но на вводе -типа АЕ2056 на 100 А без расцепителя;
фидерные-типа АЕ2044 с тепловым расцепителем ПРИ-3046-54У ■ шт. 3434II 3 X

-  16 А -  6 шт.
.

комплектно с сальниками типа СК-24 -  7 шт.

II Ящик с пакетным выключателем на вводе типа ПВЗ/100 и 3-мя ЯВПЗ- 60 шт. 5
предохранителями типа ПР2 на ток 60 А,о плавкой вставкой
15 А.

Т2 Выключатель ЮА. 220В однополюсный. IP30 ПВ1-ЮУЗ шт. 342461 2

сомi—

То же. но 25 А, 380 В двухполюсный , IP56 ПВ2-25У1 шт. 342462 3
.

__ Пускатель магнитный на ток 25 А. с катушкой 220 В ШШ11002 шт. 2 1

' *

; • .

• -

1
*

Маслохозяйство для TOG о блоками мощностью 800?,Вт

407-5-02.87 -&Т.С0 Iш .

*
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Пози
ция

ИаиненоВарие и техническая характеристика одоридоВания и натериалоВ r
ЗаВод-изготоВитель (для иплортного оборудования -  Страна, фирна)

Тип, парки 
оборудования. 
Обозначение оакупента и 
#2 опросного 
киста

Единицаизперения Код заВада 
изготови
теля

Код
oSopydoSdHUh
натериам

Цени
единицы
тыс.руд.

Коли
честв

/ Yucca 
единицы 
оЕоридоВа-НиЯхг

Нии- не НО' 
Вание

Код

1 2 3 Ч S S 7 8 S 4 0

Силовые кабели

X - Кабель силовой о алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией, АВВГ м 30

напряжением I кВ сечением Зх 185+1x50
2 • То же сечением 3x120+1x70 АВВГ м .3537700008 ' 35

3 , то же сечением 3x120+1x35 АВВГ м 145

.4 то же сечением 3x95+1x35 АВВГ м 3537700007 185

5 тоже оечением 3x50+1x25 АВВГ м 3537700005 15

6 то же сечением 3x16+1x10 АВВГ н 40

7
8 то же сечением 3x16+1x10, напряжением 0,66 кВ АВВГ м 3522220002 225
9 ; то же сечением 3x10+1x6 АВВГ м 3522220001 855

10: то же оечением Зх6+1х4 АВВГ м 3522220001 340 *;
IX ' ' то же печением Зх4+1х2,5 АВВГ м 3522220001 1365
12 то же сечением 3x4 АВВГ м 3522220001 НО
13 ; то же сечением 2x4 АВВГ м • 3522220001 460
14 ' то же сечением 2x6 АВВГ м 3522220001 50
15 - 2=7 —  ---- --- м /-7 CZ7

# '
S--- '

407-5-02.87- ЭТ.СО

Спецификация -  $ 
ЭТ-СЯ15
на силовые кабели

г  1 о | 
ft/KSXZpW СССР 

ТВДОЗЛКТРОЛгОЕКГ 
HockoSckos евЯе/im t
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Пози
ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материаловЗама-изготовит ель (для импорт нага оборудования - страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 
доку пента и не опросного 
киста

Единица
измерения К ад заВода 

изготовителя
Код

оборудованиематериала
Цена
единицытыс.руВ.

Коли
честве.

Расса 
единицы 
одоридоВа■ ниякг

Наи
мено
вание

Код

1 г 3 V ~7~ S 7 г Э iO

Контрольные. лзйм*

I Кабель контрольный с алюминиевыми жилами,с ПЕК изоляцией, \ - j
напряжением 0,66 кВ сечением 19х 2,5 АКВВГ м ’ 80 |

2 V То же сечением 14х 2,5 АКВВГ м 40

3 I • то же сечением IG& 2,5 АКВВГ м 35
■ ' j

4 | то же сечением ‘ 7х 2,5 АКНВГ”"" м 120

5 то же сечением 4х 2,5 АКВВГ м 1595

6 1 5* же сечением; 4х 2,5 АКВВГ м I ZL~7
\ **

I

с *
---- 1

Маолохозяйотво для ГРЭС о блоками мощностью Й66 МВт

т а г
1 ач«от.
лч п/а

W Оипаков|Ч^=—  
ух Каитор~ I уу ,7 
гг Тйшмако* 
ж 7ЯкбМев$тстГ

з й

407-5-02.87 -ЭТ#С0

Спецификация Л 
ЭТ-СП16
на контрольные кабели

Стадии Кист Листов~?—
Минэнерго иск Т01ЛОЗАЕПРОПЯЗЕКГ 

Ношкхог дяЗелшг
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|| Наименование и техническая Характеристика о8орудо8ания и ncmepua/taS
Завод-изго/паНит ель (для иппортнага оборудования -  страна, фирна) .

Тип, парка трудавания. Обозначение 
доку пента и не опросного роста

Единицаизмерения Код зад ада 
изготови
теля

Код
оборудование
материала

Нема
еЗинащ,
ЯШС.Д/&

Квки-
Кстбс

tfacca 
единицы 
оборудова■ 
М **н

Наи-пена
вание

Код

1 г 3 ¥ S е 7 8 3 10
I Короб кабельный ККБ-П-0,6 5 / •

• 0 ,6 -2 шт 344961.2000 15 150
2 То же ККБ-П-0,6 5 /

0 ,6 -1 шт 344961,2000 2 90
3 То же ККБ-ЗПО- * •

. 0 ,2 /0 ,5 -2 шт 344961.2000 47 65
4 То же ККБ-УВ- *

• • 0 ,6 5 /0 ,6 шт - 344961.2000 4 60
5 То же ККБ-УН- \

0 ,6 5 /0 ,6 шт 344961.2000 4 606 То же ККБ-УГП-
■ 0 ,2 /0 ,5 шт 344961.2000 2 30

7 То же. ККБ-ЗУБП-
- 0 ,2 /0 ,5 шт 344961.2000 2 308 То же КП-0,1 /0 ,2 -2 шт 34 4961 : 9 ь

9 То же Ш -0,1 /0 ,1 -2 шт . * 34 4961 102 15
10 То же О Т -0 ,1 /0 ,2 шт 34 4961 2 7 ,II То же КУГ-0,1 /0 ,1 шт 34 4961 4 5
12 То же КУН-0,1 /0 ,1 шт 34 4961 4 5I? То же КУВ-0,1 /0 ,1 шт 34 4961 4 4 ”1
ТА То же , ’ ' КТ-0,1 /0 ,1 шт 34 4961 I 6Стойка “ .... ... с-йбо шт 34 4S60 “32--- ”2753
16...—ч

Стойка С-400 14мм *• м ч шт 34 4960 5 0,87

ШТ
1/отд.
^ач.п/ >
ДУдГР.;т.шгк

^ельдмш|1^Г: 
Сиваков
Кантору 
Климаксёэ

.Яковлеваg s z ~
ЗЙ

407-5-02.87-ЭТ. СО

Спецификация -  Л ЭТ-СПЗЗ
изделий для прокладки кабелей и проводов ШпфОШР 

Т В Ш З А К Т Р Ш Р С О Г 
Якя&кое isS&txut
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1 2 3 ¥ S S 7 S S fa

\1 Конлппт» К-450 шт 34 4960 91 0,78

18 То же К-360 шт 34 4%0 36 0,54

19 То же К-250 шт 34 4960 10 0,37
20 Лоток Л-400-2 шт 34 4960 62 6

21 'То же Л-ЗОО-2 шт 34 4 960 16 5,67

22 То же 7Т_?ЛГи? шт 34 4960 8 5,34

w
«а

ч

■ . . . .

✓

! *
4V» ' 

$ <

« ?
&

•

*

-

Маслохозяйство для ГРЭС с блоками 800 JffJ?
S • . - . 1 407-5-02.87 -  ЭДОО' кт
$ 1 8

'





2 7

Г
“?g
B i

1Si

I
1vsA

Пози
ция

Наименование и техническая характеристика одорудования 
и материалов

ЗаВад-изготовитель (для импортного одорудоВания -  
страна, ф ирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 
документа и 
К2 опросного 
листа

Единица
измерения Вод заВода Код

о5орудо&зниь
материала

Цена
единицы
/пыс.рид.

|
§

l
|
4
$

Наи
мено
вание

Код
изготови
теля

1 г 3 У S S 7 3 э Ю

I.Осветительная арматура

I Прожектор заливающего света для лампы ДРЛ250 Вт ГОР-250 шт 346I3I 21

2 Светильник для лампы накаливания до 500 Вт НСП20-500-1 ?1 - 346111, 28
3 То же,но для лампы накаливания до 200 Вт НСП11х2 00-23 С шт 346III 32
4 • То же,но для лампы накаливания до 100 Вт НСП11Х100-23С шт 346III ‘ * 17

5 . То же, но для лампы накаливания до 60 Вт НСПОЗхбО шт 346III 3
6 Светильник настенный для лампы накаливания до 60 Вт БУН-БОМ шт 346III 3
7 Светильник потолочный для лампы накаливания до 100 Вт НППОЗхЮО шт 346III 4
8 Светильник для 2-х люминесцентных ламп по 40 Вт ЛС002-2х40/1 шт • 346II2 36
9 Лампа ручная переносная с гибким проводом, сеткой и вилкой РВО-42 шт 346000 3

10 Ручной' аккумуляторный фонарь во взрывобезопасном исполнении СГВ-2 шт 3
' '

■ ■:.
2 .Электролампы • '

II Лампа накаливания общего назначения 220 В, 300 Вт 1220-300 шт 346612 28
12 v То же, 220 В, 200 Вт 1220-200 шт 346612 . 32
13 То же, 220 В, 100 Вт Б220-100 шт 3466II 17
14 То же, 220 В, 60 Вт Б220-60 шт 3466II 7
15 То же, 220 В, 40 Вт Б220-40 шт 3466II 7
16 То же, но 12 В, 40Вт M0I2-40 шт 346615 3
17 Лампа люминесцентная белого света 220 В, 46 Вт ГЪ -40 шт Я4А7Т0 \ • 72“  18 Лампа ртутная высокого давления 220 В, 250 Ь ДРЛ-250 шт

Otev 1 XV/
346722 ------------- 4— —21* 19 Стартер к люминесцентной лампе 220 В, 4о Вт 8ОС-220 шт —---
346922 ............... 72

407-5-02.8/;

W -"g n 86’|

,co

ТЯШйфШПИЯГ
на осветительную армату- u . ,
ру электролампы и эл^ктрс 
установочные изделия. — JrW"*6*1ЕКТРШШЕКТ 

Иот&ияс зад мелис
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3. Электроустановочнне изделия.

20 Розетка штепсельная брызгозащищенная 10 А, 42В РШ-П-20-1Р42 346436
-01-10/42 шт. 9

"•. * 21 • Розетка штепсельная с заземляющим контактом IQA,220В Ш-п-20-O-IP^ 3 346445

c<5
&

\

-01-10/220 шт* 4

22 Выключатель однополюсный IOA, 220В ("Конструкт.ор-1") 0-I-76-I0/22C шт. 346421 19

23 То же,но брызгоэащищенный 6А, 220 В 0-I-IP44-I7- 346426
■ - -6/220 шт* ... .„9..-.

24 Поедохванитель резьбовой 25А, 380 В Е27Ц-25/380 шт. 346451 I
25 Плавкая вставка 20А, 380 В Е27В2-20/380 шт. 346456 I

". • ••- •

~ .. •

>•' - . ;; •; 1

<

I

-t;i5» 4 
§ :
§  < :§*

i i

г
■• . .
! i .  ̂ г *

. >* *
' , ;.

*
-

?4r

Маслохозяйство для ГРЭС с блоками мощностью 8UXDr 

I . 407-5-02.87-ЭО.СО .
h----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------— ■■ — 1 ----i*
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Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов
Завод-изготовит ель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 
*6сруЗа8бния. 
Назначение 
дану мета и g£ опросного 
листа

Единица
измерения Код заВаЭа 

изготови
теля

Код
оборудования 
материале/ ‘

Цена 
единицы 
ты с, руд.

Коли
чество

Пасса
единицы
оборидова-
"и**Г

Паи*
мено-
Вание

Код

1 г 3 Ч S S 7 8 3 iO
I Трансформатор однофазный пошшаший 220/12 Bt 250ВА ОСОВ-0,25 ют. 34I3II I *

•
- - - - -

-
•' • ••у . .

.

<

I 1

§ ;
|м
а ?

с
,

0  --------------
£
1 Уаело:соэ1ЯЙСТВ<> Д Л Я  1 ’ЕНГ6 ятят нищая*ГШ'ОООщ!
2
N

\
г

407-5-02.87-ЭО.СОтал Фельдма]1 t j ^
мок
.ЭТ
•Ш

flnvmrHTTi
1ач ) Сивакох^Х^ 

,Антонов£0;^£4Г 
Стельмая^/О^

Спецификация J6 5 
на маломощна т] 
маторы и ндзков!

50 СП38 Опадия Лист. Листов
рансфор- —Р~ — т -*■ эльтную 1ШнергосссР

ТШОЗАЕПРОПРККТэлектроаппаратуру

(
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Пози
ция

Наименование и  техническая характеристика оЗорудования 
и материаловЗавод- изготовитель (Зля импортного оборудования - 

страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 
документа и 
ffS опросного 
листа

Единица
измерения Код завода 

изготови
теля

Код
o$opydo$3HUb катериам ‘

Цена
единицы
т ы с.руЗ.

II Масса
единицы
оворидовсг-
нияуг

Наи
мено
вание

Код

1 2 3 Ч S В 7 3 S iO
I . Кабель шланговый

I Кабель гибкий сечением 3x2,5 мм2 с медными жилами кг м 355Ы4 60

2 Кабель с термостойкой изоляцией сечением 1x1,5 мм2 ПИСА м 355315 120

'
2. Провода установочные

3 * Провод с алюминиевыми жилами сечением 1x6 ш2 АПВ м 355133 20
4 То жв, но сечением 1x4 ми2 АПВ м 355133 740

5
* ; ■i

£3
Vi§
§
IЩ$
4

I§1
>s

4S£2

ПШ *эльямая

Цпг.дптчнйстйо,

¥ гг
I T H 3 S C .

ЯЯЯ |W

Иормок Шанцева 
ПачЗТС ТнтаШГ ~

АНТОНОВ
С̂ льма>|~7? ^

a$ui&чС.

В,&ИЖаШ МтаТЕР,
4 0 7 - 5 - 0 2 . 8 7  - Э О . С О

Спецификация $ §0- 01134 на шл&нгэвые каболи.ус- тановочные провода и др. 
кабельные изделия.

ШШ1 Т/ШЗХ'А

Т В Ш З А Ш Р О П Р О Е Г Г  
ИкЫ'ше иЗслемие
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Нт/нено&ание и техническая характеристике с$орудо8ония и /гатериалобЗмее - азгаяо£итс/1Ь (Вля импортного оборудования- страна, фирна)

Тип, парки 
оборудования. 
Обозначение 
боку пента и 
Hi опросного 
листа

Единица
измерения
Паи* 
пенс- 
вание

Код

Код завода 
изготови
теля

Код
оборудовали.
натериала

Цена 
^еданищ 

тыс.руо.

Коли
ъА чествс

Пасса 
единицы 
оворудова■
ния&й-

8 С S iO

Труба стальная водогазопроводная облегченная 0 20 мм Г0СТ3262-75 138500 170
То же , но 0 32 мм Г0СТ3262-75 138500 105
Металлорукав 0 20 мм РЗ-ЦХ 38
Полоса стальная 40x4 мм IDCTI03-57 093300 290
Металлорукав g 25 мм P3-IIX 200
То же 0 40 P3-DX гв

1 Д

Маолохозяйство для ГРЭС с блоками мощности 800 ГЛВт
— 1 н { 1ГИЛ Фельдмац/̂-
Нормой Другунцдва У> ' /<у»-
НачЭТС|. СиваковPvK.rri А н тон о в 4 г^ «^  '
ст.шсЯ Стельмах-т̂инж| Яковлёва1£71

407-5-02.87-ЭО* СО
'Спецификация & ЭО- СП39 на трубы стальные к канат стальной.

ивятмлштмшМ  U
те ш зщ а га и ш

tfecxoScm поЗыемге
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Пози
ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов .  _
Завод-изготовит ель (для импортного оборудования -  

страна, фирна)

--------------- 1
Тип, норм 
оборудования. Обозначение документа и не опросного листа

Единица
измерения Код заВода 

изготови
теля

Код
оборудование 
материала ‘

Цени 
единиць, 
тыс.руб.

Коли-
честбс

Масса 
единицы 
оборудова- 
!И*х£______

не но- 
Вание

Код

1 2 ...J 3 Ч ~ Т 6 7 3 3 ю
T Извещатель пожарный 1ШС-038 шт. 796 56

2 Извещатель пожарный магнитный ИШ05-2/1
1
шт. 796 6

о ПрТ»АЯ rrpnMfi»yrnVW>fft ЯЛТТЛ7ГТГЗГ*РАЛТ,И1ГЙ ПИО-17 . шт. 796 6

<♦ Ир&гжатедь пожарным ручной ИПР ШТ, ТэГ 3

\

;
.

' ■

__ i__________

i&p
\ъ\1
fgis

1

I

” ________ /
* ------------------- ;-----------:-----!------------------------- '--------------------------- Маслохозяйство для ГРЭС о блоками мощностью 800 МВт 1 1

F - ■— 407-5-02.22.87- -  CC.CO
wd
S
1 .

— ч — !
— /к  i Спецификация /6 СС-СП2 f[W 7 i (JM Р J  I \ . . I ____, ия n (1 nnv  ттп яя m m Л[Рук.грржей..

/I ГТПЖАЛИПЙ1 to rnапо СССР 
ТЕПДаЗАЕКТРОПРОЕКГ 

Нож&жаг мгдепше
—— ■ / Infrwrima jj сигнализации || 1 1 j

-•-. ___________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________J
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Пози
ция

Наименование и техническая характеристика оборудованияи материалов
Завод-изготовит ель (для импортного оборудования - 

страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 
документа и 
не опросного 
киста

Единица
измерения Код завода 

изготови
теля

Код
оборудования 
материала ‘

Цена 
единицы 
тыс. руд.

Коли
чество

I  .

/facca 
единицы 
обо руд оба- 
™ЛС____

Наи
мено
вание

КсЗ

1 г 3 V S S 7 8 3 аа

I Г'ллливольтметр градуировка "50м" Ш4542 шт />23250625. _ 1 ___
К вв= 15 ом Пределы измерения 0*|00°С

*
Л

2 Прибор показывающий самопишущий A-R42-075 42I7I6002I 900 9
* сигнализирующий

По первому каналу: шкала 0* 100 КПа
Входной сигнал 0-5 ма
По второму каналу 0*- 100 КПа
Входной сигнал 0-5 МА

-
3 Прибор показывающий самопишущий ” 1 А-542-075 42I7I6002I 900 5

- сигнализирующий
По первому каналу : шкала 0* 40 КПа

... Входной сигнал 0-5 МА
• По в т о р о м у  каналу : шкала 04- 40 КПа

Входной сигнал 0-5 МА t...—■

I —
-------- ------------------------------------------ ----- ------- --------------------

] 3 5

О фя о
g g
(О Ф

Й
| р
*

3

Т И П — Ф е л ь д м а н

ФИ .  К О Н ' .  1 о р л о й

Н а ч  П /

I ^ T T  Л П 1

О Г о р Л О Н  ,

Т Т  1 П М Г > Т Г О * Ы ^  ГТ\\ .  V 1

И н к ,

407-5-02.22.87-АП.СО

Спецификация № АП-СП1 
на аппаратуру КИП 
маслоаппаратной

ШМ7п\
±"н i l l

т & ш ш
ТЕПДаЗАЕПЯШЗЕКГ 

Н о с хс С ш е  ta H y iiM u t
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1 2 3 У S S 7 8 s  ta

J ___ Прибор показывающий самопишущий А542-075 " ШТ 42I7I6002I 900 4

сигнализирующий
По п ервое  каналу: шкала Of Ш
Входной сигнал 0-5 мА " .

По второму каналу: Шкала Of 4 М ' <

Входной сигнал 0-5 мА

• •

5 Уровнемер акустический ЭХО- ' кошт 42I46I0307 215 4
Предал измерения -  4М, 3-4 -5
состоящий : •
Акустический преобразователь АП-3 ШТ 4

6 _ Преобразователь передающий ППИ-3 4

7 Защитное диодное устройство B0I —и 42I82I0I06 1,15 8
: • .

-
-

-

Маслохозя?1ство для ГРЭС с блокаш мощностью 800 МВт 

407-5-02.22.87-АП,СО to ?
2
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_ 8 ___ Преобразователь измерительный САПФИР шт 4212080012 638 - I S ____

гидростатического давления 22ДГ-
Верхний предел измерения 100 КПа 2540

- Выходной сигнал 0-5 мА
■ „ -

-

I
1

1
ч
3

ч
4

ч:

5

I
ч.

-

>

•

МаслохозяЙство для ГРЭС с блоками мощностью 000 МВт

| 407-5-02.22.87-АП. СО J^ L .
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1 Z 3 ¥ S S 7 8 S fa

^9 __ Преобразователь измерительный САПФИР шт 4212060012 638 7
гидростатического давления 22ДГ
Верхний продел измерения 40 КПа 2530
Выходной сигнал 0-5 мА ' ■

. . . . .

10 Блок питания датчиков "САГШР" 22БП-36 шт 4218980321 175 4
i - m - i - 2

*
-

'
,

Маслохозяйство для ГРЭС с блоками мощностью 800 МВт

407-5 -02 .22 .87-АП.СО



Ux
S.i

tfM
dt

.V
loi

eu
cb

iid
iM

 f
a

/tm
ff

fi
 

' 
™

вк
тн

ов
9р
0ш

ен
ив

в 
Ал

ьб
ом

 1
0

ъ-
1х

ит
\'

4>
м

и 
m

 lA
 

_
.L

—
_

---
---

---
----

---
---

---
—

:—
;---

---
--

—
1 2 3 У S S 7 8 S fa

__ Мановакууммстр показывающий ш и- шт 42I20I0022 5,8 36
без фланца 160
Пределы измерения - 0,1 * Of 0,06 мПа

! !

. <

г *

*

1 \ '* '
*

•
Маслохозяйство для ГРЭС с блоками мощностью 800 МВт

407-5-02.22,87-АП.СО
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_12___ Манометр показывающий мгп- шт 42I20I0022 5.8 27
без фланца 160
Пределы измерения 0*- 0,4 мПа

- - —
— —

_ —

_

...

* •

13 Манометр показывающий без фланца мтп- шт 42I20I0022 5,8 14
Пределы . измерения 04-0,6 мПа 160

%

* у

: .
14 Манометр показыващий без фланца МГП- __гт_ 42I20I0022 5,8 12

Пределы измерения Of 0,25 мПа 160

>

1
I
ъ
1 $
г» Ч
<0

1 I

Si
4$

МаслохозяЙство для ГРЭС с блоками мощностью 800 МВт

407-5-02.22.87-АП.СО
ItoT
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* 15 _ Манометр показывающий без фланца МТП- шт 4212010022 5,8 2
Пределы измерения 0* 1,0 мПа 160 11 .

' ■ |

16 Термопреобразователь сопротивления • тем- 42II040009 4,6 16

- 1 

\

Градуировка "50м" 0879 i

Монтажная длина 500 мм 5Ц2.821
Арматура из стали 08x13 ^ 426- 54

17 Арматура защитная из стали 08x13 5ц4.819 штП — ж ш г г о б 3,25 16
Монтажная длина 500мм 015-06
Ру = 25,0 мПа 1 -

18 Термопреобразователь сопротивления та 42II040009 4,2 2
Гоадуивовка "50м" 0879
Монтажная длина 120мм 5п2.821
Арматура из стали 08х 13. 425-28

|
\

i

§

I

1

Л
" 19 Арматура защитная из стали 08x13 5Ц4.819 гЪ5к(йггЬб 2,68 — 2 \------------

Монтажная длина 120мм 015-00
Р у ss 25,0 мПа

. _

1

Маслохозяйство для ГРЭС с блоками мощно: тью 800 МВт 

407-5-02.22.87 -АП.СО 7
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ш23__ Термометр технический угловой У2-1- шт 432I22I537 0.95 _ I ___
Пределы измерения от -30°С до +50°С 240-291 ! i \

Цена деления 1°С ГОСТ ! j -

Длина верхней части 240мм 2823-73 ! j

Длина нижней части 291мм - •

Комплектно с оправой

24 Термометр комнатный ТБ-2М — 432I2400I0 ... ..I ..
Я I

• ТУ25-И-
447-76

25 Терморегулирующее устройство т т е -1-2 4211240100.... 1 20.6 ___ L _
дилатометрическое электрическое И.О.

• двухпозвдионное с замыкающим контактом. i
Пределы регулирования от -30°С до +40°С. -
Длина чувствительной трубки 505 мм
Дифференциал 2°С •

1

$

1

I
£

26 Терморегулирующее уотройотпо ТУДЭ-4 42II240I00 20.6 I 5
дилатометрическое электрическое И.О. j

• Т двухпозиционное о замыкающим j
Л контактом.

Пределы регулирования от 0°С до + 250°С *
Длина чувствительной трубки 265мм
Дифференциал 4°С

I Мдолохоэяйотво для ГРЭС о блоками мощностью 8007Вт 

I 4СГ7-5-О2.22.87-АП.С0
-  .................-  1 - 9
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27 Тоdmoрегулируют™ устройство т д а -2- i шт 42II240I00 20.6 2
дилатометрическое электрическое и . о . I

двухпозиционное о замыкающим
J«

- контактом.
I
!

Пределы регулирования от 0°С до I00°С
Длина чувствительной трубки 265мм

. Дифференциал 15°С

о
м

/ »

s
о

i I
! j

•о
в 28 Манометр показывающий - м т п - 4 2 'I20I0022 5,8 2 i  !

S
без фланца 160 |
Пределы измерения 04-0,25 мПа

ф
О  Ф  
CQ ва

1

о  Е и®
css а ' »

Н  Ф
р « 29 Пост управления кнопочный ПКЕ- —п _ 3¥'12¥¥0005 2.8 2 I

О  Ф
. «  о пылеводонепроницаемого маслостойкого 222-2
Ф  S3

3  « исполнения с одним Н.О и одним Н.З. t
пз ф  
РчО  
а  Рч контактами, толкатель черного и I

о  е
красного цвета. " i

Таблички надписи "Пуск" и "Стоп" i

i

57
~~ ■ l

<
■»£ 30 Счетчик жидкости лопостноб. Класс точности OS, л ж -ю о -ю *~li - ¥21311202.1 330 Ц i
§ ■ * ■Ъу-№Оно. Т)рисо*динени е /с тр-ду фланч еСо е .,

исполнение 0 Бы/сношенное. i  !
ъ|

1
'

~ . 1  !
« 1 § 51 Счетчик Жидкости цнофичироЗаннь/д. Класс точности0S ШЖУ~ ЧОс-6 ¥213110160 _ . / 2 5 3
з *

-
•2)у-Ю лн Ори с о едшени е к  тр-дц срланиеаьее.

$
r g исполнение. оБыкно&енное. - ■

с |

►ч Маслохозяйство для ГРЭС с блоками мощностью 800 !.Шт j

I
J  407-15-02 . 22 . 87-АП. СО
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Пози
ция

Наименование и техническая характеристика оЗорудоВания и материалов
ЗаВоо-изготоВитель (для импортного ооорудоВанир -  Страна, фирма)

Тип, парки 
оборудования. 
Обозначение 
документа и 
опросного 

листа

ЕдиницаизмеренияКод заВада 
изготовителя

Код
оборудованияматериала •

1/ена
единицыmtfc.pi/5.

Коли
чество

/Гасса 
единицы 
оВоридоВа- ниякгp

t Код

1 2 3 9 S & 7 8 Э /О
х Соатгинитйльняя коробка КЗ-6 шт №{£50004 2,4 4

р КЗ-8 2 ,7 2

3 КЗ-12 " _ 3 J ___ ___1 —
> ■

4 КЗ-16 3,5 I
5 КЗ-24 - i x 9 _ 3
6 Тп хя КЗ-32 _ А 4 ___ I

7 P3U-I5 п.м. 0253850012 0.16 12

Ф 15мм.

8 Монтажный провод сеч. 0.5 мм2 лв-з —и— \355<\Ъ0Ь0{ ЛЛФ --Д 5  —

9 Кран натяжной муфтовый с фланцем 11Б18БК шт. 3712226007 2,27 2
для контрольного манометра Ду 15
Py=I6 t  £ 225°С -

10 ' Вентиль запорный муфтовый из 15НК6бк ~ Пшт 3742II907I 13 91 ч
коррозионностойкой стали Ду 15

------- Ру =25 300°С Масло:ЗСОЗЯЙС!ТВО TLгггг ГРЭС с блок:ами мощностью 1осо

407-5-02.22.87-АП. СО

Спецификация J6 АП.СПЯ \УтвЗиА /ист 
на соединит.коробки,про вода,арматуру; трубы и кабель. Маслоаппаратная

Р/7 II 1 истод
ttoe&pia'cE 

ТШЛЭЛШРОГЭДГГ tfccxoScuoc мделше
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1 46 \

1 2 3 У 7 8 S »  :

II Труба стальная бесшовная ст.20 П.М. . I35I000000 0.47 150
Ф 14x2 ГОСТ N1050-74

12 Кабель контрольный 4х 2,5 - АКВВГ — П — 0,17 215 /
13 То же 5х 2,5 9,185 75

' 14 То же 7Х 2,5 — 0,24 135
15 То же IQx 2,5 —П— — 0,32 55

16 Контрольный кабель 4х 2,5 АКВВГЭ 0,245 345
17 То же 5х 2,5 —ил. 0,255 336
ЗВ То же 7х 2.5 штЩшт 0,315 105
19 То же ХОх 2,5 0,42 205

-  20 То же 14х 2,5 —W 0,54 440
21 То же 19х 2,5 — П — 0,665 80
22 То же 27х 2,5 0.83 280

..

'
' :

407-5-02.22.87-АП.СО йш.
12
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Пози
ция

Наименование и техническая характеристика оворудования 
и материалов

Зовои-изгото&/телб(для импортного оворудования -  
Страна, фирма)

Тип, парка 
оиорудаЗания. 
9Позначен ие 
доку пента и 
не опросного 
риста

Единица
измерения Код завода 

изготови
теля

Код
oSoptjdoSdHub 
иатериа/кз 4

Цена
единицы
тыс.рув.

Коли
чество

/Гасса
единицы
оворудова-
м *к г

Наи
мено
вание

Код

1 г  ’ -  . 3 V S S 7 8 S tа

I Милливольтметр .Градуировка ”50м" Ш 4542 шт 4223250625 I

Rbh = 15ом Пределы измерения Of 100°С
N

Г. * '  •
.

' • . 1

2 Прибор показывающий самопишущий А-542-075 42I7I6002I 900 3
сигнализирующий
По первому каналу : шкала Of 100 кПа
Входной сигнал 0-5 МА
По второму каналу Of 100 КПа *>
Входной сигнал 0-5 МА

■ ■
‘ -

3 Прибор показывающий самопишущий А-542-075 — П«. 42I7I6002I 900 3
сигнализирующий
По первому каналу : шкала Of 40 кПа
Входной сигнал 0-5 МА
По второе каналу: шкала Of 40 КПа
Входной сигнал 0-5 МА

I
2 ‘ 1

1
^ . Маслохозяйство для ГГЭС с блоками мощностью ЕОСПДД-----------

а \ ~ 407-5-02.22.87-АП.СО

f
| ■ -: 
г  • '

1 кш Фельдма! Спецификация # АП-̂ П J на аппаратуру КИП 
Маслохозяйство огнестой- 
кого масла.

(лбдир Лист ЛистсТ
1.КОНТ Гордон W 'Us
Ь.п/Р. Гордон J Ииюх£р14 СССР

*;̂ плазАвпграгтпоЕ!СГ 
ffom Sexce м д м ш е

Гл.опс1
иск.

I Шмелев? 
Шорник 03ая-'.Щ?,
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4 Прибор показьшаюший самопишущий А-542-075 шт 42I7I6002I 900 2
сигнализ ирующий
По первому каналу: шкала 0* 4м *
Входной сигнал 0*- 5 МА
По второму каналу: шкала 0£ 4М
Входной сигнал 0* 5 МА

5 Уровнемер акустический ЭХО- компл 42I46I0307 215 2 !
Предел измерения -  4м, 3-4-5 j

состоящий :
• 1

6 Акустический преобразователь л АЛг-З шт. 2

.:• .. •
7 Преобразователь передающий ШШ-3 —w— 2

8 Защитное диодное устройство B0I .. ... ..с: 4218210106 1,15 8

1

I
1

I
1
%
S

1
*

*

9 Преобразователь измерительный САПФИР 4212080012 638 5
У* . гидростатического давления. 22ДГ-

Верхний предел измерения 100 кПа 2540
Выходной сигнал 0-5 МА

 ̂ *

МаслохозяЗство для ГРЭС с блоками мощностью 800 М В т  

407-5-02.22.87 -  АП.СО 14
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1 2 3 У S S 7 • 8 8 70 |

10 Преобразователь измерительный САПФИР шт 4212080012 638 5 —
гидростатического давления 22ДГ •—
Верхний предел измерения 40 КПа 2530 •
Выходной сигнал 0-5 МА -

-

4

ц *

* ,
^ *

\
\\\

II Блок питания датчиков "САПФИР” 22БП-36 — 42I898032I 175 2
I-XXX-I-2

12 Мановакуумметр показывающий МВТП- 4212010022 5.8 9
без фланца 160
Пределы измерения -0,1+ 0+ 0,06 мПа

■ •' -

13 Манометр показывающий МГП- __н_ 42I20I0022 5.8 18
без фланца 160
Пределы измерения 0+0,4 МПа

\

• ; - '

*.
; •

• '

V.

*

МаслохозлЛотио для ГРЭС с блоками мощностию 800 МВт.

407-5-02.22.87-АП.СО &2L
15
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Х 14 ‘Манометр показывающий без фланца ИГЛ- шт 42I20I0022 5,8 2
Пределы измерения 0* 0,6 №Ла 160

-

15 Манометр показывающий без фланца МГП- 42I20I0022 5,8 2
Пределы измерения 0* 0,25 МПа 160

16 Термопреобразователь сопротивления тс?д- 42II040009 4,6 15
Градуировка "50м" -0679 1

Монтажная длина 500 мм 5ц2.821. *
Арматура из стали 08x13 426-54

'■
' 17 ... Арматура защитная из стали 08x13 5ц4.819 г г$ Ш гго б 3,25 15

Монтажная длина 500 мм 015-06
Ру = 25,0 мПа

18 Термопреобразователь сопротивления тем. 4211040009 4,2 2
Градуировка "50м" 0679
Монтажная длина 120мм 5ц2.821.
Арматура из стали 08x13 425-28

• ;

' 19 Арматура защитная из стали 08x13 5Ц4.819 ' ags<i/oteso6 2,68 2
Монтажная длина 120мм 015-00
Ру =25,0мПа

*
Маслохозяйство для ГРЭС с блоками мощностью Й00" 1.1Нт
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1 2 3 V S S 7 S S 70

20 Термометр технический угловой У2-1-240 шт. 4321221537 1,25 2
Пределы измерения от -  30иС до + 50°С -441
Цена деления 1°С ГОСТ
Длина верхней части -  240мм 2823-73 .

Длина нижней части -  441мм
Комплектно с оправой.

.

21 Термометр технический прямой. П2-1 432I22II0I ' 0,85 2
Пределы измерения от -  30иС до +50°С : 240-103
Цена деления 1°С ГОСТ
Длина верхней части 240 мм 2823-73 •
Длина нижней части 103 мм
Комплектно с оправой.

/ • .• ■
22 Термометр технический прямой П4-1- 4321020017 0,85 2

Пределы измерения от 0°С до + 160^0 240-103
Цепа деления 1°С ГОСТ
Длина верхней части 240 мм 2823-73
Длина нижней части 103 мм
Комплектно с оправой

•

'

Mac!Лохозяйство для ГРЭС с блоками мощностью 800 МВт

I 407-5-02.22,87-АП. СОJ______ _ ______К
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Термометр технический угловой У2-1- шт 4321221537 0.95 ..2 —— * —  ~мгг-
Пределы измерения от -  ,30°С до + 50°С 240-291
Цена деления 1°С ГОСТ
Длина верхней части 240 мм 2823-73
Длина нижней части 291 мм -

Комплектно с оправой.
‘

* -
24 Термометр комнатный ТБ-2М _ п — 432I2400I0 0,26 2 4

t . № I *; ■
ТУ25-П-

5

£
ч у

\
>
$$
S.<1

447- 76
/

—
25 Терморегулируюшее устройство ТУДЭ-1-2 —  А — 42II240I00 20.6 2

дилатометрическое электрическое И.О.
двухпозиционное с замыкающим
контактом.
Пределы регулирования
от-30°С до +40°С
Длина чувствительно трубки 505мм

57 —>

§

ъ >

-© >
|  J 
1 *  

с
0 1

S '

Дифференциал 2°С

•• .

26 Терморегулирутащее устройство ТУДЭ- 4 If 42II240I00 20,6 2
дилатометрическое электрическое И.О.
двухпозиционное с замыкающим контактом
Предел!! регулирования от 0иС до + 250иС

" Длина чувствительной трубки 265глм
Дифференциал 4°С

Маслохозяиство для ГРЭС с блоками мощностью 800 МВт 

I 407-5-02.22.87-АЛ. СО
I 18
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27 Манометр показывающий г а - шт 1 \ 1 42I20I0022 5,8 4
баз фланца 160
пределы измерения 04- 0,25 МПа

■’. . * >

■

i l

28 _ Пост управления кнопочный ПКЕ— *Ш М 0005 2,8 3
пылеводонепроницаемого маслостойкого 222-2
исполнения с одним Н.0. и одним Н.З. 1

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I

контактами,толкатель черного и ■ I
красного пвета.
Таблички надписи "Пуск" и "Стоп". * ' к

:  ■
•

Счет чикг хищности лопастной, класс точности 0,5 лж -юо-ю —h— V21S11Z0S1 S 30
СЬч-JOOhn. Присоединение к то-ОЧ Фланиеёое..
исполнение о&ыкноёенное. 11

Счетчик: жидкости инид> и и up оба ннь/d/, /Спасе пючности $S ШИ-МОс-б —Н— т ъ н т о | /2 5 —1
Зу'гОнн. .Присоединение /С mp-gg фланиеёое. .
Uchon Нение оСыкноёенное. • \

.

1
ш

\1
I

■Г 1 \

I I

in
S
i

Маслохозяйство для ГРЭС о блоками мощностью 800 МВт 

I 407-5-02.22.87-АП. СО » (&2L
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1------------------------------------------------------------ — 1 3
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Наименование и техническая характеристика оборудования 
и патериапсв

Зовод̂ езготовительсдля импортного оборудования- 
Страна, фирна)

Тип, парки 
оЬоррдабания. 
Означение 
документа и 
не опросного 
киста

Единица
измерения Код завода 

изготови
теля

Код
одорудо&шия 
материала ‘

Цена
единицы
тыс.руд.

Коли
честве

ffacca 
единицы 
оборудова
ния кг

Наи
не но- 
бание

Код

1 * 2 3 Ч S S 7 8 $ /О

Т -Соединительная коробка КЗ-8 шт 9991650001 2,7 3

2 То «в_________________ __ _________________’ КЗ-16 —И*1 —н— 3,5 5

3 - То же_________  ._____________________ - КЗ-24 — - 4.9 I

4

/ ' v
РЗЦ-15 п.п. ‘/SZM5C0I2. 0,16 6

5 / Монтажный провод сеч. 0,5 шй ПВ-З — iS54150301 0,157 50

6 Кран натяжной муфтовый о фланцем 1ГБ18бк jn̂ 3712226007 2.27 6
для контрольного манометра

,< Ду 15 Ру « 16 Ь 6 225°С
„ V

Г —' *
' 7 Вентиль запорный муфтовый из I5HI66K 3742II907I 13 29

\ • коррозиомостойкой стали Ду 15
Ру =25 t*300wC •

a ,8 Труба стальная бесиовная СТ.20 п.м. I35I000000 0,47 31
$ 0 14x2 ГОСТ 1050-74

В

ш

407-5-02.22.87-АП.CO

Спецификация МП-СЛ 4 
на соединительные коробки 
провода,арматуру,трубы и 
кабель-маслохозяйство ог
нестойкого масла

йаеавл ттиU
шшш

т I
~ШФ£ргосссУ

тбшзаотрогтгоекг 
Нсско&ког мЗ&гте
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i
i

% B.«, CD 

| !

• ^

3 Агрегат вентиляторный E5IOO-2 компл, 48 6124 4514 I 100
в комплекте:
а, вентилятор радиальный В-Ц4-75

•v . исполнение I, положение Л.0°. Л 5 -АО/

5 :
S

|

?$

б. электродвигатель 4А80В4
1415 об/мин; 1,5 кВт. ТУ 2£-5335-&

4 Агрегат вентиляторный E5I00-2 48 6124 45X4 I 100 !
в комплекте: о •, !
а. вентилятор радиальный В-Ц4-75 i

исполнение I,положение Пр.О0 Л 5 Ij
б. Электродвигатель 4АВ0В4

1415 об/мин ; 1,5 кВт. ИГ22^335133 •
*

>

Л.А Агрегат вентиляторный i
в комплекте :

' а. вентилятор радиальный В-Ц4-75 •тПт» • I 30
исполнение I, положение Л.: 0° Л 2.5 '

б. электродвигатель 4АА50А4
1380 об/мин.-, 0,06 кВт. ТУ 22-5йЙи:а:[

.

j

! i
'S'-4> ’§ ;

2 :

" " !

: 6 j . Агрегат вентиляторный E2.5I00-I I 30
в комплекте :

;• * ■ а. вентилятор радиальный ВД-75 “
. *«

< ‘ -4 . исполнение I,положение Л.0° Л 2.5
. j  л • б. электродвигатель 4АА50А4

< . 1380 об/мин., 0,06 кВт Tf 22-5933-85

Маслохозяйство для ГРЭС о блоками мощностью800мВт

j ч т -ъ -вг.гг.а ч -о в .со  ....

. форма* 12
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7 Агрегат вентиляторный E2.5I00-I ко мял I 30
в комплокто: .

а, вентилятор радиальный В-Ц4-75 ; ' •

исполнение I, положение Пр.О0 * 2,5
4АА50-А4 ,

б. электродвигатель ТУ 22-5933-85 _ •;

1380 об/мин., 0,06 кВт.

• ....... . •' ■
8 Калорифер биметаллический КСкЗ-6- гит Т36 I 38

со спирально-накатным -02ХЛЗА
оребрением

'

9 - То же КСкЗ-7- 2 44
- 02ХЛЗА

г * ' л

10 " То же КСкЗ-9- 2 56
- 02ХЛЗА

ч

II Клапан воздушный утепленный ' ..о  эл. КВУ — ляАятг/inm 2 63,7
приводом. 500x10003

i

__I2L— В е н т и л я т о р  ооевой _в-ое-зоо компл 486I5I 4411 I 14
с электродвигателем Л 4А ■ >
1380 об/мин. , 0,12 кВт. 4АА56А4

Л.'

*

I
Маолохозяйотво для ГРОС с блоками мощностью 800 мВх

W 1-5*02.2 2. В7 -OB.CO

Формат 1x2
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13 Б ы т о в о й  автономный БК-1500 шК 7Э$ 2 51,0
кондиционер

' './ '

. -• '
......... • ;

■ , ' •' • ■ , • •

•

- ■ , ; - •

. /■ «•

-

-
! i .

■*
-

Маолохоэяйотво для 1РЭС о блокага мопиойтыо 800 мВт
.«□1-5-02.22.87- ов.со ' ~ Шп
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I * ■ Печь электрическая ПЭТ-4 ы : 7П 7 6,0

• •
2 Задвизкна клиновая с выдвижным шпинделем, фланцевая 30с41нж1 шшЩ*т 374I2II03I 2 38,0

Ду =80 Ру=1,б МПа (16 кгс/слй)
■ .

3 Р е г у л я т о р УРРД-80 — I 52

- • . • . :
■

*
'

5 i .

' ' >

: •

тч
$ч

I
*\

I
*

Цаолохозяйотво для ГРЭС о блоками мошлоотьо 800 КЗт

4D7-S-a2.22.87 -ов.со. ш .

формат 12
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62 I

1 Z 3 ч S S 7 S _ £ _ X j 2 L _
Обоснование доставляемое -

п о д ряд ч и к о м

• I . В е н т и л я п и ,я. ' ■’ - '* .

I Дефлектор 0 500 Ц.00.000-03 ш 2 35,4
из оцинкованной стали,типовая серия 1,494-32

2 То же. 0 400 Д.00.000-02 5 24,1
из оцинкованной стали, типовая серия 1.494-32

, 3 Зонт круглый, 0 630 ЗК.00.000-06 •шП шт — V — I 15,0
из оцинкованной стали типовая серия X.494-32

4 Зонт кпттлый. 0 500 ЗК.00.000-05 —П«* тт X 11,0 '
из оцинкованной стали типовая серия 1.494-32

'• • . . ; - ,

Зонт круглый, 0 250 ЗК.00.000-01 штПшт —Лг — 2 3,0
из оцинкованной стали типовая серия 1.494-32

е Узел прохода через кровлю УИГ-07 — I 144
без клапана 0 630 ' I

типовая серия 5.904-10
7 То же , 0 500 » УП1-06 —♦-» I III

типовая серия 5.904-10
. -1-8 То яе . 0 250 УЛ1-01 —П — —а — 2 76,5
з_\ типовая серия 5.904-10
t ч_

ч 9 ’ ' Узел прохода через кровлю с клапаном, с ручным управлением, ■ >
t : утепленный с кольцом для сбора конденсата 0 500 УП4-06 -л- — 2 128,7

■Я~:' типовая серия 5.904.10
* ' £

Маолохозяйство для ГРЭС о блоками мощностью 800МВт

407-5-02.22,87 -0В.С0

формат Ы
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10. Узел прохода через кровлю с клапаном, с ручным управлением,
утепленный с кольцом для сбора конденсата 0 400, УПЧ-04 шт. 796 ______ 12.3.0.

типовая серия 5.904-10 *
..

II. Дверь геометрическая утепленная, Ду 1.25x0,5 4 36,0
типовая серия 5.904-4

12. Клапан лепестковый к осевому вентилятору кл.00.000 I 13,4
типовая серия 1.494-33

тч Чжгттптгкя яояттутняя С ЯЛ. 1ГОИВОДОМ A3I-I30 ттП шт I 20.9
Р 400x6009 000-04
типовая серия 5.904-13

B .I-I

14. Клапан обратный, 0 630 КО г.з. — в1»в • 2 20,5
V. типовая серия 1.494-28

1

•

- • •'
(

: •

Г
:
■

-
Маслохозяйство для ГРЭС с блоками мощностью 800 МВт

4 т - 5 - о г . ? 2 5 7 - о в .  с .о .

Форлат 12
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15 г'. Клапан обратный 0 500 К0г2 'HIT' TS6 2 п ,б
Типовая серия 1.494-28

16 !Ь Клапан обратный 250х 250 К0п1 12 6,65
Типовая серия 1.494-28

4 4X: s
5 ;

17 Клапан обратный 400х 400 К0п2 2 12,1

типовая серия 1.494-28

i n ' ?> Вставка гибкая 0 510/ 0 560 ВВ-20 2 6,76
е= 305 мм. типовая серия 5.904-5 '

...

~ w z ~ То же, 350х 350, е* 270мм BH-I3 — и— — # — - 2 5.02
типовая серия 5.904-5 :

-2Ь ..Ч То же . 0 640/ 0 710, е= 305мм BB-2I 3 9,95
типовая серия 5.904-5

/ '  г
2Т- -1 То же. 441x441, е= 270мм BH-I4 — «г — 3 6,26 .

типовая серия 5.904-5 •

-22 -3 То же , 0 800 , е= 305 мм ВВ-25 I 11,75
типовая серия 5.904-5

23 -г ?, То же , 640х 560, е» 450мм BH-I8 — а —■ I 15,22
* i типовая серия 5.904-3

.

24 :>■ l. То же , 0 250 , е=* 305 мм BB-I7 . . ? 3 2,82
; типовая серия 5.904-5

• •: •’

25 То же , 175х 175 . е** 270мМ ВН-Ю • — л — 3 2.26
типовая серия * 5.904-5 _______£

5̂ Маслохозяйотво для ГРЭС с блоками мощностью 800 МВт
5S • ? • J 4tn-5-Q2.2S.B7 -0В.С0 . ‘

формат 12



Ix
f.И

'П
сдл

. h
i$

M
ch

tid
dm

d 
$X

ftи
кft

. л
'- 

*/т
ип

ов
ое

 п
ро

ек
тн

ое
 р

еш
ен

ие
 

. 
Ал

ьб
ом

 Ю
..

.I
,.

..
—

---
---

---
—

---
---

---
---

---
---

---
---

—
"

И
: ПZ 3 У S --- г-S 7 S S fa

26 *1 Сталь прокатная угловая равнополочная для * 50x5 OOS 093000 22,0 3,77
изготовления рам : 700 х 400 -  2 ют# ГОСТ

800 х 1200- 2 шт. 8509 - 72 ...

1100 х 700- 2 шт. ■••
1230 х 1200- 2 шт.
600 х 600- 2 шт.
500 х 500- 2 шт. • . 'Л' •

. 27 Сталь прокатная тонколистовая <5=1 мм для изготовления ГОСТ19904-74 05S 093000 0.25 7.85
■ диафрагмы 500х 500

-
28 Сталь прокатная,швеллер для крепления ГОСТ Ж 006 \ 092500

осевого вентилятора С № 10 8240-72

•
29 Подставка под калорифер, YS6 12 2,1

типовая серия 1.494-25

•
.. _ I. \

•
31 Сетка проволочная тканевая гладкая с квадратными ГОСТ Ж OSS 10 1.2
•• ячейками для рассева сыпучих материалов № 10 , 3820-66 *

0 провол. = 1,0 мм.
.

Jj3jL- Решетки шалевые регулирующие PI50 шт TS6 12 0,41

\ ' -•
33 Воздуховоды из листовой оцинкованной . .

стали <5= 1мм , по ГОСТ 19904-74 - 006 137300 * _ 1,5 19,2
0 630

. *
МаслохозяйстЁо для ГРЭС с блоками мощностью 800 {«Шт

407- 5-02.22.87 -0В.С0

формат 12
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~Э|1 Впздутовпп из листовой стали
оштковайиой б=* I мм.
по ГОСТ 19904-74 0 500 - Ж 006 4,5 16,0 .

: • ,  • • • • .

Згкп- \ То «в 0 400 - — 7,5 12,8
•• '. «250 - — 3,0 8

37 Воздуховод из листовой стали
б « 0.8 мм по ГОСТ 19904-74

1000 х 600 - 2,5 20,0
38V То жя 1000 х 500 - —  4г— 2.5 19,0
я<? 800 х 500 6,0 16,3
40 о 500 х 600 -  • —и— 2,5 13,8
41in , • 600 х 400 • ■ - . — и — 1.0 12.6
42 ч <- . 400 х 400 т*Пшт ■» — 20,0 10,0
‘43̂ - ,  300 х 300 - т»Штт — 4Г~ 180,0 7,55
*• 4 4' . 250 х 250 _ 360.0 6.28
45" , <5=0,5 100 х 200 _ 25,0 2,36
Ф- i . 150 х 150 . , _ __и_ —  #»—' 10,0 2,36

100 х 100 - ' 50,0 1,57
•;48 , <5=0,8 0 630 - — п — —-л — 10,0 12,4
>4£:; •0 500 - • 5,0 9,855:0' , 6=0,6 0 250 - штПтт 25.0 3.7

qr<|
1
1

51 > , 6=0,5 0 100 - п 5.0 1.2452г , 6=0,8 бООх 300
-

тт™т» 40,0 И.З ** '• . ч
53 4 Изоляция воздуховодов (огнезащита). - М* нь 12 —

ъ|̂
фъ IV 

* 5
Ш

• • вермикулитовой штукатуркой объвмной
•' ‘ К массой до 350 кг/м3
'*rv *

п р и  толщине 6= 35 мм.
t ’

. . . . . .  Мазутохозяйство для ТРЭС с блоками мощностью 800 МВт
< * \ .S ■ . ■ . -  .

\ ■ ■ ■ ■ • ■ •

«п -д -а г.ге .В ’) -ОВ.СО . № z. ' 

----------------- :-------------------- ------------------------------------------------------  1 пформат 12
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5451 Окраска воздуховодов , рам Ж : 05$ 600 -

масляной краской за 2 раза
-.

у ...

<1C > 6 •’
J N

• 55 Чг Металл для крепления воздуховодов
типовая серия 5.904-1 U6 — 200 '

.. .

■' : »

57“<

Ъ S 
?!
и

I!

! i .
. •• '

Ч ..
г$
$

, Маслохозяйство для ГРЭС о блоками мощностью 800 МВт 
| 4 0 7 -5 -0 2 ^ 2 .8 1  - 0B.C0 Ш .

форма ±х
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I Регистр из 6-и гладких труб эХм 089 - во
* Ф 159 х 4 в® 5м мг. г$е 4 ш

2 То же , в® 3,5м ттЯтт —#— J f c - wY(/

3 То же , в® Зм и*и SSL .
b■ 290

4 _ То же , ' в* 2м М —•* 2до

5 То же , е= 1м .... . . ЛI —
. . . . . . . 105

6 ' Конвектор отопительный типа "Прогресс" 16.88
_ двухрядный 20К2-2 —е - 4 43

- ■ • • . •' . •
• 7 То же л . 20K2-I.3 ттПтт —- ГЩ2Г 29,2

• 8 " То же 1. ' ' . , 20К2-0,4 —п— — 3.36 9,77
9. . Грязевик 16-100Т,3405 ш 736 4I 59.2

.*■ . Типовая серия 4. 903-I0B.8

10 То же I6-40T.34-01 ттПтш I 15,8
' Типовая серия 4.903-I0B.8 -

•
II Манометр МШ60-16 —п— 4 1.4

5 • * ГОСТ-2405-80

12 Контсольный кран I4MI-76 —п— — г 4 _

•• '
■Оу • У

13 Термометр П5-1-240-66 4
,

Маслохозяйство для ГРЭС с блоками мощностью 800 МВт
^ 0 7 - 5 - п г * г г 8 7 -  ов.со

*формат 12
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,14 Оправа для термометра ГОСТ 3029-75 шг~ rss 4 . -  ••

15 • •• Расширитель для Ф 32 ЗКЧ-148-75 2

18 Бобышка для Ф 100 ЗКЧ-145-75 —— 2 -

' 17__ Вентиль запорный муфтовый Ф 20 15Ш8П1 3732III0740J 40 0.9

•
-  18 То же . Ф 15 15КЧ18п1 —•// — 3732III07302 13 0.7

-
•

19 Вентиль Зале глий' фланцевый Ф 50 15КЧ19п 2 — 3732I3I073 2 8,0

/  ‘ ' *
20 То же . Ф 40 15КЧ19п'2 —w— 3732I2I062 2 5,8

21 Тоже , Ф 32 15КЧ19П.2 37321II06X 2 4,3

22 То же , Ф 25 15КЧ19п‘2 3732IU077. в 2,7

23 Опора неподвижнря TI2.I0 _n— — 2 5.8
: I . типовая серия 4.903-I0B.4

24 То же . TI3.07 •»w— 2 1,096
} ‘ типовая серия 4.903-Юв.б

_ -г у - ** * в :
2 S Воздухосборник Дя = 159 АИ0Ю.000 т 7

типовая серия 5.903-2
• • \ . МаолохозяЗство для ГРЭС о блоками мощностью 800 МВт

407-5-ог.гг.в7 -ов.со , ■ Ш .
* '' 14
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27 Трубопровод из стальных 130000 ■ .. '
водогазопроводных W. 006 32 1,66
труб по ГОСТ32Z2-76* ф 20

- 2» .- ’ Тоже . Ф 15 _г»__ 1300ПП 13 Г.28
• *

-

>
1
I n

29 Вентиль запорный муфтовый , • 15Ш8ГП Ж W 3732UI028 38 0,9 '
Ду= 20 , Ру = 1,6 МПа (16 кгс/сМЗ)

5 i .
’ / ' .

4 !5>
1

i ?
5 '
1 :

5

;

30 То же , Ду = 15 15КЧ18П1 — “ 37321Ш& 16 0.7
*r. *

*

1
• ’•- > Маолохозяйство для ГРЭС о блоками мощностью 800 МВт

I ^ о7 -5 -ог^ г.87  -ов.со ; р а -



r t !

^ &

1 1x h
S

И*  gmp

1 2 3 У S S  4 7 1Q
г\ Трубопровод из труб стальных электросварных Ф108х2,8 004 137300 6 7,25

по ГОСТ 10704-76 термообработаниих . г * * *

32 То же , Ф89х 2.8 137300 1.3 5,98
.

S3 То же . Ф 57х 3 137300 0.5 -"«■0
(

34 Тоже , Ф 45х 2 137300 0.5 2,12

35 То же . Ф 38х 2 — 137300 * 0,5 1,78
36 То же , Ф 32х 2 ттПтш 137300 I .I 1.48
37 То же , Ф 25х 2 137200 500 I.I3

V . • - . -
36 Металл для крепления трубопроводов *

по типовой серии 4.904-69 ■4Г № 20

—-39 Окоаска регистроби конвекторов масляной краской
за два раза Ж OSF v 120

40 _ Окраска трубопровода масляной краской •- •
8а два раза — ~ri‘— 43

и Окоаска труб антикоррозийным покрытием — —• —♦— 12
42 Тепловая изоляция трубопроводов ГОСТ 1779-72 М - из 0,72

асбопухшнуром 6=30
43 Покровный слой стеклоткань Ж OSS' 36
■ ; .

Ц Тепловая изоляция узла управления по. серии 3.903-12
полносборными минераловатными конструкциями ИЗ 0,1

• о покровным слоем из стеклопластика 6=50 мм Ж OSS 10
•

__ Гидравлическое испытание системы Ж 006 510

$
1

t s fli
Маолохозяйство для ГРЭС с блоками мощностью 800 МВт

4 0 7 - 5 - а г . г г . 8 7  -  о в .с о

формат 12
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;■ Горячее водоснабжение -  . .

; ' I Вентиль запорный муфтовый Ф 20 15 КЧ 18 я I шт Г36 3732III0740I I 0,9
•V . *

. -

2 М а н о м е т р МГП-160-16 —4 — I 1.4
ГОСТ2405-80 r

- - '

3 Контрольный кран 14Ш-16 I
..............

' . • ■■
4 Т е р м о м е т р ГО Л-240-66 — 2
. ГОСТ3029-75

- • ■ • ' -

/  5 °лрава для термометра ............ Г0СТ3029-75 2

• 6 Расширитель для Ф 20 ЗКЧ-145-75 ш*Пшт —н — 2
.

-

Г
Г

1 .

7 Трубопровод из труб стальных электросварных Ф 25x2 М 006 137300 20 Т Л 5
•- по ГОСТ 10704-76

. .
V

I *^  V ъ

I'i !

■’ - 8 Тепловая изоляция водоподогреват. матами
шнераловатными с покровным слоем ’ м3 Uh 0,8
из стеклопластика. 6=5Ош \а OSS 24 ,

• ; *•

I -
ч  ' 
£

5!х- •• •' , Маслохозяйство для ГРЭС с блоками мощеюстью 8CЮ МВт
S • ' ' ■
* ' . - .............  . . .  ' ......  ' ■ ' '

чт-5-агг zjsi -ов.со . . .. Шл. .?
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Пози
ция

Наименование а техническая характеристика оборудования 
и материалов

Завод- изготовитель (Зля импортного оборудования -  
страна, фирма)

Тип, парка 
оВоруВаваниЯ. 
Обозначение доки пента и 
не опросного киста

Единица
измерения Код завода Код

oSopydo&tnufi
материала 4

Цена
единицы
тыс.ру5

Коли
честве

/faceа 
единицы 
одоридово4

Рои-пена-
вание

Код
изготови
теля

1 г 3 Ч S в 7 8 S /О
Оборудование и изделия, поставляемые Заказчиком.
Хозяйственно- питьевой водопровод.

B I.I. Задвижка параллельная фланцевая с выдвижным шпинделем /> 50 ЗОчббр шт 796 37 2115 1005 I 18,4
BI.2. Вентиль запорный муфтовый & J-0 15кч18п2 шт 796 37. 3211 103̂ I 6,7

i  20 15кч18п2 шт 796 37 3211 103с I 0,9
Производственно -  противопожарный водопровод.

-33 .1 . ■ Зятттшжка параллельная с выдвижным шпинделем 6 80 ЗОчббр шт 796 37 2115 I0CX 7 29,0
33.2. Вентиль запорный муфтовый i  25 15кч18п2 шт 796 37 2III К » 6 1.4

fi 50 15кч18п2 шт 796 37 2III 104; 5 5,0
-вз;з,„. Вентиль запорный пожарный муфтовый i  65 15ч8п • шт 796 37 2215 1006 16 13,7
-ДВА- Головки соединительные напорные рукавные IP - 70 Г0СТ22Г7-76* шт 706 30 0,52
В3.5.
вз.е̂

‘ Головки соединительные напорные цапковне ГЦ-70 ’ост2217-7б* щТ 796 15 0,32
Рукава пожарные напорные льняные 1 66 гост 472-75* Шт 796 300 0,39

-a ^ t - Кольца резиновые для пожарной соединительной арматуры
1 ’ --- ----------------- юг=игуто------- Г0СТ6557-79 шт- 796 45 0,016

ВЗ; 8. с Ствол пожарный ручной РС-70 ’0СТ9923-80Е шт 796 15 2,0
1'орячее. . водоснабжение .........

T3.I. . Вентиль запорный муфтовый .............  d 2(Г 'т “ W — шт "37 3212'1027 — I---- -----075-----
Горячая техническая вода для поливочных кранов.

Т1«1«
TI.2.

Вентиль запорный муфтовый . "----
: Смеситель с открытой нижней подводкой воды со стационарнбй "

15Б1п шт "795“ “37 3212’ IU2E б 0.8

S V, 
Ч .

душевой трубкой и сеткой СМ-Д-СТ-------  ------ ~ 1
['0СТ25809-83 кот! 671

— _______i
495 II3I 113 I 1,48

<5

гиг >ёльдман
Дач.д/g K lo Ж-

407-6-02.22.87- ВК.СО

frSMK WfflJfXk ШШ*№ШСпецификация № ВК-СП1 
на оборудование и } Р ) I I 4 
материалы части водо -  * I Штерна СаР
провода и канализации. I ТШаЗАЕПЯШОГ
;_____________________ хНкЫсхог йядглше
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1
......... С1 • ■" —  ■" — -- ---------

г 3 ¥ S S 7 S S fa

-JCT.L _____ Бытстпя-Кяпялиааттия_____________________________________
Унитаз тарельчатый с кооым вьтупком фарфоровый Г0СТ22847-7? комп. 671 496528 ,— I
в комплекте с:
... бачком смывным БНК-ВП фарфоровым Г0СТ21485.4-7 i 496838 1

KI.2. Умывальник кетмический в комплокте о Г0С12 3759-79 комп. 671 496218 ^ 2

смесителем настольным, 
сифоном бутылочным пластмассовым

Г0СТ25809-83 
Г0СТ23412-79 494936 ;1. --------- —

KI.3.
------------ :-----------------------L---- -------------------------------------- -------------- --
Поддон душевой чугтнныйлэмалированный мелкий в комплокте Г0СТ10161-83 комп. 671 494511 i I

! § 0 1 1 Г0СТ23412-79 "494911 )
...

КС. 4 Трап чугунный эмалированный 0 50 ШШ811-81 комп. 671 4947II I 4,7

Дренажная сеть сточных вод, загрязненных нефтепродуктами
-

•KI5.I. Задвижка параллельная фланцевая с выдвижным шпинделем
РУ Ю 150 ЭОчббр шт. 796 372II5I009 4 73,0

i  200 ЗОчббр шт. 796 372II5I0I0 125,С
Колонка управления задвижкой Ф = 200 с ручным приводом 3.901-10 шЧ шт. 796 - н

ч

■ -

i '

• .

.
' х ■ ;' ■ >

$

Маслохозяйство для ГРЭС с блоками мощностью 800 МВт

407-5-02<22.87-ВК. СО
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ТРУБОПРОВОДЫ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМП0ДРЯЧИК0М.

“  ХОЗЯЙСТВЕННО -  ПИТЬЕВОЙ лиДОПРОВОД

B I.I. Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные /  15 ГОСТ 3262-75 Е М 066 10 1$9
/  20 ГОСТ 3262-75 ' м 006 5 1,53
Г 25------------ ГОСТ 3262-7515 м ! 006 j 20 2,18

BI.2 Ввод в здание из стальных водогазопроводных оцинкованных
труб ^  /5 0 ГОСТ 3262-75 * м 006 5 4,35

~\ -
ПРОИЗВОДСТВЕННО- ПИГИВОПСКАРНЫЙ ВОДОПРОВОД

ВЗ.Г. Трубы стальные электросварныв /  70x2,5 Г0СТ10704-76К м 006 30 4,16
! 6 89x3 Г0СТ107О4-76* - м 006 210 6,36

о

§

§
§■
&-* 1 
§  '

о
ё
о

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ..

_тзд '^ Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные /  15 ГОСТ 3262-75й м 006 10 1,19
/20 ГОСТ 3262-75 ч м 006 5 1,5з

.  ̂ /  25 ГОСТ 3262-75 * м 006 9 2,18

ГОРЯЧАЯ (ТЕХНИЧЕСКАЯ) ВОДА ДЛЯ ПОЛИВОЧНЫХ КРАНОВ,
T I.I, Трубы стальные водогазопроводные /  25 Г0СТ10704-76* м 006 125,0 2,18

БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ
KI.X. Трубы чугунные канализационные /  5U £= 1,0 ] 0СТ6942.3-80 шт 796 3 5,9

-  е = 0,75 шт ~73Б~ " . " ’2 ~сто—

ЯП

*< «

KI 2. Трубы чугунные канализационные /  100 t = 2,0 Г0СТ6942.3-8С шт 796 4 25,0
— ----------------------------------------------------------------с = 0.75 шт 7 06 — Г“ ’IU75

KI.3. Выпуск из здания из чугунных !ШгаЖ5ШЩШШГОГТРуб~ .
; /  xoo е = Г0СТ6942.3-8С шт 796 4 16,3

■;•* '•
♦

1
г$'
£
гаfci

1

I

:* .

.
Маслохозяйство для ГРЗ  ̂ с блоками мощностью 800 МВт

Г . famI 407-5-02.22,87-ВК.СО 
| 3
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ВАРИАНТ С ТРУТАМИ ПЛАСТМАССОВШИ КАНАЛИЗАЦИОННЫМИ

KI.I. .Трубы пластмассовый канализационные •
ТК-ПШ-50-I Г0СТ22689.3- м 006 10 2,04

-у /
ТК-ПВП-100-I ’0СТ22689.3- м 006 6 0,427

/ -V*
ДРЕНАЖНАЯ СЕТЬ СТОЧНЫХ ВОД, ЗАГРЯЗНЕННЫХ НЕФТЕПРОДУКТАМИ

KI5.I Трубы чугунные напорные $ 80 Г0СТ5525-61 м 006 II 18,0
- Г0СТ5525-61 м 006 165 37,3

• i  200 Г0СТ5525-61 м 006 10 52,5

KI5.2 Люк чугунный канализационный i  700 Г0СТ3634-79 шт 796 Л 132,0

KI5.3 Вентиляционная труба 6 zl^ib Г0СТ10704-76 : м 006 12 31.52

-Ш .4 , Зонт круглый ЗК.00.000 сеикН.
*1.494.-32 шт 006 8 2,0

-

■ •
-

‘ *

r •;
'V '
' <

Маслохозяйство для ГРЭС с блоками мощностью 800 МВт

407-5-02.22.87 -ВК•СО
Типовые проектные решения 407-5-02.22.87

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293794/4293794343.htm

