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Т И П О В О Й  П Р О Е К Т

902 - 2 - 471.89

ОТСТОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ 
ПЕРВИЧНЫЕ ИЗ СБОРНОГО Ж ЕЛ ЕЗО Б ЕТО Н А  

ДИАМЕТРОМ 18 М С САМОТЕЧНЫМ УДАЛЕНИЕМ ОСАДКА
АЛЬБОМ 5

ПЕРЕЧЕНЬ АЛЬБОМОВ
АЛЬБОМ 1 пз ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
АЛЬБОМ 2 ТХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

ов ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ
вк ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

АЛЬБОМ 3 ОТСТОЙНИКИ
к ж КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ К М  КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

АЛЬБОМ 4 ОТСТОЙНИКИ
КЖ.И СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

АЛЬБОМ 5 КАМЕРА ВЫПУСКА ОСАДКА
АР АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ
к ж КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
КЖ.И СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
КМ КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

АЛЬБОМ 6 ЭМ ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
АОВ АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЕНТСИСТЕМЫ

АЛЬБОМ 7 НО НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ЗАТВОРЫ ЩИТОВЫЕ, СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ ОСАДКА 
И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ (ИЗ Т.П. 902-2-469.89)

АЛЬБОМ 8 НО НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
РЕГУЛЯТОР ВЫПУСКА ОСАДКА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

АЛЬБОМ 9 СО СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ
АЛЬБОМ 10 С СМЕТЫ
АЛЬБОМ 11 ВМ ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ
АЛЬБОМ 12.90 АОВ.Н1 ЗАДАНИЕ ЗАВОДУ-ИЗГОТОВИТЕЛЮ НА ЩИТ ОПЕРАТОРА

РАЗ РА БОТАН УТВЕРЖ ДЕН РАСПОРЯЖЕНИЕМ М ОСГОРИСПОЛКОМ А

И Н С Т И Т У Т О М О Т  26.04 1969Г. М2 890 р
„М ОСВОДОКАНАЛНИИПРО ЕКТ* ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПРИКАЗОМ ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ  

..М О С ВО ДО К АН А Л" О Т  12. 05  1989Г. На 206
г л а в н ы й  и н ж е н е р  и н с т и т у т а  р г а ш ж А . А . с о к о л и и

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА В. К. КАЗАНОВ
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Лродол/Н е н и  ССодерw яние я/гьбомя 5

Л ист/9 Н яи м е н о В я н и е  черте ыеи Стр. Лист Я 37яим еноВяние ч е р т е ы е й стр.

/гМ - /сонструкчие м елпяллическид _
Т и ти лЬ  НЫи л и с т  ---------- / / f a  меря Вь/лускя осядкя. Общие дянны е (нячяло) 18

Содярм ян иВ  яльбом я 2 2 Кямеря Въ/пускя осядкя Общие дяннбте ('окончание) 19
3 /Сямеря Выпускя осядкя. Схеме ряслопошения лоВВесногопути. 20 ^

Я Р - Д рхи лпектурное ре ш е ни е Ч Кянеря Выпускя осядкя. Схемы рясполомени* с тя л б - S lL
1 Кяперя Вь/пцскя осядкя. Общ ие д ян н ьте 3 нь/х л е с т н и ц  и м лещ ядки ня о т м . — 2.400

2 К  я  меря Вы лускя Ося дня. П л я н , р я  сядь/ ч

3 Кямеря Вб/пускя Ося д я  я. РязрезЬ/ 7-7; 2 -2 <г

* Кямеря Выпуск я  осядкя. Зоздухозяборяяя кямерй € ~~~

К Ш - к о н с т р у к у и о  м/Влеэобе т о  ннь/О

/ Кямеря Вь/пускя осядкя. О бщ ие дянные 7 ■

г Кянеря Вылускя осядкя. Подземе я чясть. Сечем* 2-2,3-3. Pouf 8 " "

з fa  мер я  Вь/пусхя осядкя. Лодэемняя чясть. Сечено* Ч-Ч, 5 -s 9

ч f a  меря ёыпускя ася дыр. Лодэемяяя чясть. РрмироВяние. 70
Сечения /-/, 2-2, J-3

5 fa  мер я  Выпуск# осядкя. Лодзей я* я  ЧЯстЬ. РрмироВяние. И
Сечено я Ч-Ч, s -s , G-€

е fa  мер я Выпуск* Осядкя. Лодэемняя ЧЯсгтгЬ. РрмироВяние. 72
б я л  к  я Б-1. Сече ни я  7-7 -г /г - /г

7 КямВря Вь/пус/гя осядкя. Родзем ня я  чястб. /3
ЯрмироВяние. Спеуисрикяуия

а f a  мер Я Выпуске Осядкя. Схем я  ряслолон/ения п л и т 77/
- ■

п о к р ы ти я  и перекрытия н я  о т м . /. ооо
9 fa  меря Вь/пускя осядкя. Схемы рясполо/не н и я  рям, /Б4 -- /--

щ и т  об и т р у б  д л я  ЭлекгрокяБелеи н я  отм .
7 000. -3 ,800

К/Н. И. - С т р о и т е л ь н ы е  и з д е л и я
Тех н и  че с к и е  услоВчя 7G
К р ь п и к я  К -7 /€
К ры ш  к  я  К -г /С
рГрь/ш кя К -з 1G
Р я м я  Р-/ /7
Pfi м я  Р '2 /7



Вист Наименование Примечание

/ Камера бы пуска осадка, Общие данные.

Камера бы пуска осадка. План, фасады

3 Камера бы пуска осадка. Разреры 1-1] 2-2

1/ Камера Выпуска осадка. Воздухозаборная ш ахта.

Обозначение Наиме нобание Примечание

Ссылочные документы

ГОСТ 948. 89 Перемычки железобетонные для 
зданий с кирпичными стенами

ГОСТ 11214-80
Окна и балконные дбери деребянные с 
дбойным остеклением для жилых 
и общественных зданий.

ГОС Т 44624-84 А бери деребянные для произ Родст
венных зданий-

Серия 2- W - 12 
выпуск 1

Узлы покрь/тий одноэтажных 
производственных зданий с рулонными 
кровлями и железобетонными плитами

3.006-1-2.87 А. 2 сборные железобетонные каналы и тон
нели из лоткобых элементоб.

Ведомость рабочих чертежей основного ком плекта

Ведомость ссылочных и прилагаем ы х докум ентов

Ведом ость специф икаций

Наимено Тип
вание пола
помеще по

ния проекту

Надземная
подземная
части

1камеры
выпуски

осадка

Воздухоза
борная
Камера

Схема пола 
или номер узла 

по серии Элементы пола и и х  толщина, 

мм

покрытие - плитка керамическая 
по ГОСТ А 737-80 - /Змм
Заполнение шбоб- цем.песч. р-р M-/SQ 
Прослойка- цем.песч.p-я м-/оо 25мм 
стяжка - бетон з /s 60-420мм
Же л-бет. плита перекрытии или 
конструкция днища.

Покрытие - цементно- песчаный 
paomSop м /so -20мм
Стяжка- цем. песчаныйрсст/ер нюо- 20мм 
Утеплитель- керамзит - ВО мм
Жел. дет. плита перекрытия

Площадь 
пола, 

м1

75,7

0,9

Настоящ ий проект разработан /  соответстви и
с действующими нормами и правилами.
ОбеспечиВает бзрыбо и пожаробезопасность 
сооружений при соблюдении установленны х  
пробил эксплуатации. J

а  архитектор проекта jjf f ^  Андриана t. МО

Ведомость о тд е л к и  помещений площадь б мг В е д о м о с ть  перемычек

Аист Найме н о б а н и е Примечание

1 Спеццсрикаци я элементоб заполнения проемоб.

1 Спе ци ерика ция пере мы чек.

4 One ц ификац и я  эле мен т о  б.

Э к с п л и к а ц и  я п о л о б

Наименование
помещения

П о то л о к
Стены и ли  
перегородки

Отделка низа сте н  
или перегородок /панель/ Колонна Приме чание

Пло
щадь

Вид
отделки

пло
щадь

Вид
отделки

пло
щадь

Вид
отделки

Высо• 
т а  
мм

пло
щадь

Вид
отделки

Надземная часть 
камеры 

Выпуска осадка Ш

Затирка це
ментным рост, 
лором. р 
известковая 

окраска
31.5

Штукатурка 
сложным раст- бором в 
из Вест ко бая 

окраска
54,0

Штукатурка елржным раст
вором.

Окраска масля
ной краской

1800 — — —

Подземная 
часть камеры 
быпуска осадка

50.9 ------- /, ------ 44,0

Затирка
цементным
раствором
Узбесткобая

окраска
42.0

Затирка 
цементным 
раотбором 
Окраска мас
ляной краской

1800 — — —

Марка, 
поз.

Схема сечения

ПР1

ПР2
/ Ж

С пециф икация перемычек

Марка, 
поз. Обозначение Паименобание

бал.
Во

Масса
ед,,кг

приме
чание

1 г о с т  948-84 2П Б 17-2 7 71

2 г о с т  948-84 3/76 1 S -3 7 2 102

3 го с т  8509-86 L 140/8/4500 3 13,5

4 ГОСТ 49903-74 -40 x8 /5 0 0 12 1.25

Спецификация э ле м е н то в  заполнения проем об

Марка,
поз. Обозначение Паим енобание

Кол-
Во

Масса
ед,кг

Гриме - 
чание

1 ГОСТ 14624-84 Аберной блок АНО 24-9п /

2 ГОСТ 14624-84 Аберной Влек A M  8 4- 9л п /

ОК-1 Г о с т  11214-86 Оконный блок 0C18-J2& 2

Основные строи тельны е показатели

Паименобание
площадь 
Застройки 

м г

Кубатура
здания

м3

Строительный 
объем 

м3

Надземная часть
53,0 22Ъ.О

3510
Подз емна я часть 128,0

I  За относительную  о тм е тк и  о.ооо условно прин а  
о тм е тк а  чистого пола надземной ч а с ти  камеры Выпуска 
осадка. л ,

2. Наружные стен ы  здания о т  отм етки +u.sooи выше Воз
водятся из силикатного кирпича марки „75 на цемент
ном р о с т  боре м а р к и2S '

3. Кирпичную кладку с фасадных сторон Secmu с отпором кир
пича на лицо с декоративной перебязкой и/во В.
Рисунок перебязки и/ боб при беден на л и с т е  2.

К Цоколь здания до о т м е т к и + 0.50С без Водится из глиняного кир
пича пластического прессобания маркиJ5 "  на цементном растбо- 
ре марки, 25" с последующей ш тукатуркой и облицобкой фасад
ной поверхности керамической плиткой ти п а  „кабанчик* черно
го ц в е та .

5- ^ Гидроизоляция - цементный растбор состабй 12- 30мм на отм.

В. По периметру фасадных стен устраиёоется асральтобоя  
о тм о с тк а  шириной 750мм.

7. В процессе бозбедения кладки б дберных и оконных проемах 
залож ить деребянные антисептиробанные пробки по дбе с каж
дой стороны проема для  крепления оконных и дберных блокоб.

3. Проектом не предусматривается бозбгдение кирпичной кладки 
В зимнее бремя методом заморажибанил. В случае необходимости 

мероприятия по бозбедению кирпичной кладки /  зимнее бремя 
должны бы ть разработаны дополнительно-

9. Все деребянные- изделия окрасить масляной краской сбетлых 
тоноб за дба раза по грунтобке-

10. стальные лестницы, перила ограждений окращибаются тре
мя слоями эмали п ф - зз  или п ф - 445 по слою гр ун та  из лакатл-озк.

11. Откосы оконных и дберных проемоб ш тук а тур я тся  сложным 
рост.бором. Нижние откосы оконных проемоб покрыбаются 
оцинкобаннай пробельной с т а л ь ю .

12. Оостаб пол об и кробли дан б соотбетстбии с деистбующими 
строительными нормами и орабилами.

План кробли  
S ькп План полоб и

Привязан

Ш6.Н0

Т П  9 0 2 -2  - Ш  8 9  АР

Отстойники канализационные 
радиальные первичные из 
сворного ж/б диаметрам /8м 
с самотечным удалением оептггт

Стадия Лист ЛистоВ
Р 1 4Арх.Хсат Антоне 8а л

ГАП Андрианов < / Камера быпуска осадка 
Общие данные

МосбодсканалНиЦпроектН.контр. Андрианов ' V
Нау. отд■ Меи/алкин J ----------------------------------- 1

Копиробал 23#2 6 - 0 5  4  Формат J 2
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*

I

Ф я с я д  t - z

6.000

£е'т>я/7& .: А "

~>r^oJSO

-  О. /so

П л а н  h a  отм. о.ооо
2О m i- /5Ox ISO низ М Я У  о. /so 

Зля Sb/nyct;* трцбЫ  ёоЭёстокЯ

Omi. StOxSQofh1 HU3 
н я  о тм . 2-soo

Ш трябя. см. 
примечание лист*/

-  о. /so

7 '/
л и с т З

Ф д с я д ь /  f l - S  и  б - Д

5. 000

JL3 & 5 1Г

РйСяЗ НЯЯ ПЛОГЛкЯ типа 
,, ьгябянчин" черного ц£етя

Д е л о я л б Я

ш
6ST ю
65 /0
65 {0
6S to
6? ‘ 10
6S to
6S 10
GS, to
65

-pp----------**h i ---------- H Z - . j i — :

О Ш ___
||

_ — l r
l l

а с и з ь II H I — i r H I — ir

— i p и i ± ] [ = .. 1 L

Z J C — и *ol Г II___
II i m r "I I

■ = j i = i [ = у □  О С I C J L  J

u c ____ и . _ D C J | ___

— n u n II □  С " I I

J L _____ J L ______ II____

ю
Л П — |Г

Ф д с я З н я Я  
с т о р о н  я

a - CL

M L

% c
J

' ’ и '

.'/ / /
и / .i

Рнстёор

ZS O W  250_[йц._as.
*tfc 4 t

?so
Hrf;

JS D
4o "  fo 7 0

С х е м  а  з д  п о л  н е н и я  о к о н н ы х  п р о е м о ё

о к - 1
ос /8 - /г в

В еЗомостЬ ярое моё die реи

МяркА
ПОЭ.

Размер проема 8  кладке

/ /О6ОХ2.П0О

л*ш
Яр* tim . Пясько й г

Ш Э
Be В. ярх. Лукичеё
ГЯП Яндрияноё Ж е
Н.(С0Н7Р>
Няч.отд.

ЯнЭрияноё
Мешяямн

г ~

тп 902-2-47/. 39 ДР

Отстойники кяня/и/эяционные 
яльньге перёииные из сбор- 
ш/Ь Зияй етром /Я н  s  с* - мотвчннм хЭллРниен ОСЯикЯ—

О гяЗия

Н о м е р е  ё ы пускя осядкя.
плен, фясядь/.

Л и ст ЛиС7оЁ~

Мос8одокяяялЯи(/проект

Копироёял <Д_ .̂ 2  6~ OS 5  срормят л 2





В -Б

см. при меча ни & л. /
Рама РМЛ

3./50 ^
ииъ плиты \ [ / $000

гост £ Ш ‘$о-Ш‘Ък

S

2.500

г г

5/0

Ручная
'электродуг о Sun 
сварка

6/0

П л а н  п е р е к р ы т и я
Р а м а  РМ2.

электродугоВая
сВарка

Фрагмент /

pm И. 3/0*500//>) ни$ 
на отм. s. Боа

/ 2

0 Т&. 5/Q x/26ofh) 
низ на еоо  
выше отм. пола #о

Ъя
Щй

Щита ФиВроли- ^ 1глодая 
ГОСТ 8928-58

Р а Ш

V(20 ,80

$ заложить В и/Вы между 
плитам и по 2  ш  т. 
(отогнуть по м есту)

Заложить В процессе 
кладки с шагом 5оо 
по Высоте и длине 

(отогнуть по м есту)

ПриВязан

Uh8. У °

С пецисрикация элементо8

Марка,
поз.

Обозначение Н а и м е н о в а н и я Кол.
Масса
ед.,кг

Приме

чание

Э ле м е н ты  п о к р ы ти я

/ З.ООб./- 8.87 В2 п л и т а  п з -8 2 50

1 3. DOB- / - 2.87 62. П л и т а  П / -5 2 50

р а м а  Р М /

3
50*50x5 ГОСТ 8509-86 

уголок ВсТЗкп 2 ГОСТ380-7/ 2 2.3 р г 6/0

*
--  50*50X5 ГОСТ 8509-86
зголок АстУ м  2 ГОСТ380-1/* 2 5 / L - /360

5 ф 8Л  ГОСТ 578/' 82 6 о,/5 Р = 390

Рама РМ 2

6
„  50*50x5ГОСТ 8509-86 
Уголок зстзкпггост п о л/* 2 2.6 Р L -- 700

7
50x50*5ГОСТ 8509-86 

Уголок вотЗкп2гост380-7/ 2 3.96 L  -  /050

5 ф 8 Л I г о с т  578/-82 6 а /5 А -. 390

Элементы крепления

8 р 6 Л  ГОСТ 578/-8г Ц8 0,07 U =300

1. ШтраВа размером 20Q0 * рзо* /5o(h) низ н а  атм.
3./5 0  д л я  о пир а ни  я п л и т  п о к р ы ти я  ВоздухозаВор- 

ной камеры в ы п о лн я е тс я  S  процессе  кладки с те н ы  
по оса. „ Б  Г

Лрх.Ткат
ГАП
И. Контр.
Нач.отд

ЛнтоноВа.
ЛндрианоВ
Андриане S
Мешалкин 3

Т п  9 0 2 - 2 - 4 7 * 9 9 АР

отстойники канализационные 
радиальные первичные из сборною 
ж/5 диамегром /Рм с самотечным 
удалением осадка

Стадия

МосИодоканалРШпроектКамера Выпуска осадка.

Воздухозадорная кам ера. ______________________

Копировал effefeux 3 3 8 2 6 -O S  7  Формат Л 2.

Аист Листов



Cl

ведомость рабочих чертежей основного ком плект е /г/р

Лист Иаиненова ние Примечание

/ Камера выпуска осадка. Общие данные

2 Камера выпуска осадка. Подъемная часть. Сечения 2-2.3-3.%Hi

S Камера выпуска осадка. Подземная Часть. Сеченая 4-4.5-S

Ч Камер я выпуска осадкя. Подземная часть. Ррмирование.

Сечения 1-1, г -2, ъ-ъ.

б Камера выпуска осадка. Подземная часть, армирование
Сечения 4-4, s-e, 6-е.

6 Камера вь/пуска осадка. Подземная часть. ДямирсСаниг.

балка 6-1. Сечения 7-7 + 12-12.
7 Камера выпуска осадка. Подземная часть. Дрмиоо-

ван и в- Специфика ц up

8 Камера вь/пуска осадка. Схема расположения

п л и т  покрь/тия и пррекрь/тия на отм. /.ооо-. о,ооо

9 Камера вь/пчека осадка. Схема ра сполож ения

ран, щ и т о в  и m ay б д л я  э л е к т р о к а б е л е й

на о тм . 1.ооо; -Ъ .8 о о

ведомост ь специф икации

Лист Наименова н и е Примечание

S Спецификация к схеме ра сп оло ж е н и я

п л и т  покрь/тия и лерекрь/лпия

Типовой проект разря6о т  аН £  с о о т в е т с т в и и  с дей
ствую щ ими нормами и правилами и  предусматривает 

мероприятия одеспе чива/о щ и  е верь/во и пожаробезопас

ность сооружении при соблю дении у ста нов л  еинь /х 
правил эксплуатации 7 4
_________ Гл. инж енер проекта ■— / м еш алкин/

7

ведомость объемов сборных Б е то н н ы х  и ж е ле зо б е то н н ы х  

конструкции по рабочим  чертежвм основного комплекта марки /со/

Н а и м е н ова н и е  группы  
Э л е м е н т о в  Номст/оукций К од

Кол.
М&

Приме' 
чяние

1 П л и т  ь/ п о к р ы т  и  я S84 /оО s . t i

г П л и тЬ /  п е р е к р ы ти я S84 200 2,3

Всего бетона и железобетона 7.е/

М а те р и а л ь / н а  и з го та в ле н и е  сборных б е то н н ы х и железо- 

бетоннь/х к онструкции у ч т е н ы  в  в едом ости п о тр е б н о с ти

В материалах и от дельно  н е  учит ы в ает ся

ведом ость ссь/лочнь/х и прилагаемых документов

Обозначение Н а  именование Примечание

Поила гае  мь/е д о к у  мен ты

Тп  SOZ - г  -47/. 89 -  ЫН. И. 0. оту Технические условия
ТП902-2- 47/. 83 -КМ . И. 0/ Крь/шка к-1

ТП902-г - 47/. 89 -  еж. И. 02 Крышка К - 2

ТП902-г -  47/. 89 ~ tM . И. 03 Крь/шка /г-3

тп  902-2- 47/ $9 -  КН/. И. 04 Рам я Р -/

Тп З О г-2 - 47/ 89 'К М . И. 0S Раня р-2
Тп  902-г -47/. 89 - в м ведомо с mb потребности

альбом Ю ё н а  т е  ри л л  ах

B e до мост Ь ссь/лочнь/х и лриля га  емь/х документ ов

О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Прим еча
н и е

С с ь /ло ч н ь /е  д о к ум е н ты

г о с т  гею /. о -7 7 П л и т ь /  м елезобетонны е ребристые

предварительно н а  пряже нные раз-

м£ром 3 x 6  м д л я  п о к р ь / т и и

про из воде m  ве мнб /х з д а м о й .

ГОСТ 9 4 8 - 84 Перем ы чки ж елезобетоннь/е для

з д а н и и  с К и р п и ч н ь /м и  с т е н а м и

ГОСТ 97/7. 0 -8 Ц С т у п е н и  железобетонные и  бетонам/ 1

г . а з о -г о  в. 4 Чэлы стен иг кирпича одноэтажных

здании промь/шленнь/х предприятии

г  .4 8 0 -/ 4  в.о Шиповые уЗЛЬ/ покрь/muu про-

мь/шленнь/х здании в  местах про-

пуска в е н ги ла ц и о н н ь /х  ш ахт.

/. ччг. /-2 б . / П л и т ы  перекрь/тий железобетонные

ребристь/е высотой Чоо мм укла-

дь/8яе мь/е на ри гели прямоуголь.

наго сечения

3. 008- 2 ё. 1 Сборные железобетонные к а н а лы

и т о н н е л и  из ло тк о в ы х  Элементов
/. Чоо- /5 в. 1 Чнифиуированные закладны е и з -

д е л  и  я  железобетонные ко нет рук-

ций.

/. 494-24 в / С та к а н ы  для Крепления крышных

вентиляторов, дефлекторов и зонтов

s. 9 о о -г С а ль н и к и  набивны е cfySO... / Чоо

д л я  пропуска труб через стены

У с ло в н ь /е  обозначении

о. ооо — о тм  чистого пола камеры 6 ь/пуска 
осядка

/. Проект разработан для следующих природных условии: 
Расчетной зимняя тенперятура наружного воздуха -минус 3 0 °. 

Скоростной напор в е т р а  -  д л я  I  географического района -а,гзхпл. 
поверхностная снеговая нагрузка -  для Щ географического 

района ~~ Pj о к п а . г
Ре*ье<р те р р и то р и и  спокойны й, гр у н то в ы е  воды  отсутстё ч ю т  

гр у н ты  н е п у ч и н и с ты е , непросадочные.
2. Расчетная полезная равномерно -распределенная нагрузка 
на лерекрь/тие -s t r a p .

Привязан

Uh8. №

ТП 902- 2-971.8$ КШ

/ Отстойники канализационные
радиол ь нь /е перди унь /еиз 
сборного м/б диаметром /*м с самогечнь/м удалением осанка

Стадияj/uem Листов
Онш. 7могСурово 07-85 р 1 9
Зад. го. Слп8янск(/1
ГР. слей.МВи/ЙЛХиХ J 0 . Камера выпуска осядка. 

Общие данные,Н. конто.Мешалкин МосводоканалИш/проект 1Щагб Мешалхин
Копировал Ф1^2382&-05 8  ф орм ат Д2.
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Марка Обозначение Наим ено 8а  нив Пол
Приме
чание

ФОмЧ ФОм- i 1 О .Н н 3

ТП 9 0 2 - 2 - Ч Н  89  К  Ж

Привязан

ИнВ. н°

шШ'М f/ЛЫиЖ BaW/ЯЯЗ

Щ с
иЗ сборного м/с 
с самб точным удалением осадка 
Номера б ь тусн а  осадка.

Подз ем на я част 6. 
сечения г -г , з -з ,Ф о м-/ оем

Копировал Ufr- 23826-ОБ 3 Формат А2
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3£_ зг
шаг 200

j g  2 9 1шт. 2)

uL ^ _ш аг200 -_ -ШагЗОО

Щ-----El 28 §' ;з Л Ш т

/ - /
ia

шаг 200
 ̂6 лист S

36
шаг гоо

0,900

39Сшт.2)

\5лиет5 
39 Сшт. 2) Ъ ЧСш т.г)

-0 ,3 0 0

2-2

3 - 3

£50

Выпуски шаг гоо шаг200 
___________9900________

6000

шаг гоо

4 Арматура S место прохо/н ден и я  сальников разрезается, 
о тги б а е тс я  и приваривается к  корпусу салЬника} 6 местах 
гнезд б е т о н и р у е т с я  после у с та н о в к и  закладных деталей.

2. ЗащитнЬш слой бетона для  рабочей арматуры 2Вмм.

Т П  9 0 2 -2 -Н 1 1 . S3 -К ж

Привязан

11 г 1 &3.SSО тстойники канолизацяон- 
ные радиальные первичные 
из сворного misдиаметром18м 
с самотечным удалением о

Стадия Лист Листов
Инш.Хкао, Сурова Р НЗов. грг йщЩскии Щр м
Гл.спеи. Мешалкин Камера выпуска осадка. 

Подземная часть.
Ч № 2 и в? М -? г -г :э -з ,

МосводоканалННИпроекпН. конто. Мешал кин
ИН8. № Нач. отд. Мешалхин

Копировал Щ -  23226-05 Н Формат А 2
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Л и с т  4

5  Z .£ —  л и с т 4

6 -  6 лист 4

f, Д р м Р гп у р я  8 м е с т я х  о т в е р с т и и  пере крь/must р я з р е з л -  
ё т с *  при  у с т а н о в к е  т е х  но л  о гиче с к о го  обору So f a  ния. 

г. З я u.jи т н ь ш  с ло и  б е т о н а  Эла р а б о ч е й  ярм а  т у р ь /  25мм.

Т П  S D 2 - 2 -  < г 7 / .  8 9  К Ж

Приёяэян Отстойники кянй/гизяционныР 
ряди  я л  6 HbtO перЕичны? “3 
сборного м/6 диянегром /за
С сямотечнь/м чдА/lPHt/Prt осчш

Ста Зоя Л и ст Л и сто в
'Uwlxtn. СероЕй

Р Sза8- гр. елйёянскиб м л= ~ '

Гп-слеч. МешЯАКЧХ / Кям еяя вы пуска осябкя. 
Побзем няя ч асть. 
ЯрнироРя НО е.

Сечения 4 -4 .s -s .c~ 6 ‘
МосЕодоканал киияроектИ. КоНТР. MBUAftKUf/

2 1 5
ин#. А/° Няч.отЗ. MeUA/tKUA 4

Копироёв л <Ц̂ 23226-0$ /<? pop мят Я 2
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7 -  7 j iu c m  5

ГОСТ №098-85-С г з-Рз

8-8

л и  § 
%

i d
i : i y

\ J 2 %- Ч>1 N

\  *

asoo

4.
X

3 -  9  (повернуто) / и с т 5  

92 _ & 2 .

-0 .3 0 0

*2- /2  

Но
37 fujm.2)

X j A W j g

Г 1 38 Сшт.2)
2001 , ,230

/ 0 - / 0 Л и с т  5

Ведомость расхода с т а л и  на э л е м е н т , к г

Марка
Элемента

И зделия арм атурны е

Всего
Арм атура класса

A-I A - I
ГОСТ 5781-32 ГОСТ ST81-82

Ф6 Ф8 Ф12 Ф20 Итого Ф10 Ф12 Ф /4 Ф26 Итого
Подземная часть чв,о 119,2 132,9 31. S 329.1 67,6 2286,4 1878.3 596,6 У8 г $.0 S1S3,0

Продол шение

Арматура
Пеласга П рокат марки

A - I ВСтЗкп 2 8 Cm3 пс 2
ГОСТ19903-74 ГОСТ8 7 3 г -7 8

Ф10 Итого 810 Итого 140*7 ТР-
298*8 29 Si 9

Тр.
301*9 гТ*з Итого

гъ.о 23,0 37,2 372 24,6 137,6 S7,9 45,6 17,3 283,0

Всего

зч з, г

OfcL^uu

расход

SSO/,3

Привязан

Инв. Н°

ИннЬаш
SaiLzp.
Гл. спей
И контр.
НвЧ'Отд.

CjfpoSa
Сладян.ст
Мешалнин
М еш ал кин
Мешолкин

Ш

ТП 902 -2 - HU 89 КЖ

Отстойники канилизационнь/е 
7Z радиальные первичные 
% из сборного м/о диаметром 18м 

,,л— ‘">°мосаЗка

Стадия

с самотечном удаление*., û wt 
Камера Выпуска осадка. 
Подземная ЧастЬ. 

\б е % В Г£ Ш Ь и я 7 -7 * к-■1г.

Лист Л ист ай

МосводоканалНИИпроект

КопироЗал и у -  2 3 8 2 6 - 0 5  УЗ Формат А 2



ч

1
s

Ведомость дет алей

Роз.

1Г
J5_

14_
15_
46
_/7

м .
л .
I L
2г_
гз
27
28_
29_
30

3L
32_
33

35

зв

и

Эскиз
§12700

§ L J H _ lg

Г Т8
_ м :

Z 3 W

§1^7
SL 47ВО

Ж 4770

4760
§1 4840 1$<У<̂ " 'см

SL 7640 ■ Q

1370 \l7Q0

§l----- 2 Ш ___
5/ОШ  450

ж _
4810

ИЗ
3910

-  4850
S00

170 I--------- 1170

160

,410

350
гззо
i*!2^

1360 +-337?

Z 3 C :1000 -i(-QfJ20

210
В10т1ЪЧ03210

1340g*!.—1260
" ыо*11Чо~-----

?=■ 1260

чзд Г ^

1Ь

Продолжение

1 I Лоз. Обозначение Наиме но да нив Кал.
Приме
чание 1 1

Поз. Обозначение Наименование Нол.
Приме
чание

64 31* Ф6А-1ГПС7 5781-82, В = 4940 20 1.1 кг
Подземная часть. 64 32* ФШЖГОСТ5781-82. 6=840 92 0,8 кг

Сборойнь/в единицы. 61 33* Ф6А-1 ГОСТ 5781-82. 2=5170 20 1,2 КГ
АЗ 1 5.Я00-2 Сальник с/у=150. в=зоо г 64 39 ФШЖГ0СТ5781-82, 6=42000 1 38,0 кг

АЗ 2 IT СалЬник с/у=200, В =300 8 69 35* 2=1500 64 1,3 кг

АЗ 3 /г СаМ ни к ду=2 SO. 2*300 г 64 зв* 2=1550 25 1,4 КГ
АЗ k и СалЬник d 4=200, 2=500 2 64 37 Ф14АЖ Г0СТ5781-82, е = 7950 4 9.6кг

5 1,400-15. в 1 • 520С6 Изделие зашдноеМ517, 2=3380 1 19,8 кг 64 38 Ф25А-Ж ГОСТ5781-82, е=7650 4 29.5кг
64 39 Ф1Чй-жгоств131-вг, e-76sa 4 9,3кг

Д е т а л и . 64 40 Ф25АЖ ГОСТ5781-82, е=7900 2 7,3 кг

64 Ю Tp.esгост326г-75, е=зоо 32 0.5 кг 64 91* ФВА-1 ГОСТ5781-82, 2=2320 68 0,9 кг

64
*

И Ф1ШГОСТ5781-82, в=3450 50 ч.гкг 64 42* Ф25А-1 ГОСТ5781-82, 2=4900 12 18, 9 кг
64 12 2=3080 25 3, Ткг 64 43щ 2=4090 6 15, 8 кг
64 13* ФШЖ ГОСТ5781-82, 2=5290 33 5,6 кг 64 44* 2ср--3860 6 19.9 кг

64 2=8010 23 7,1кг 64 45 Ф12А-1Г0СТ57Я1-82, 2=3070 20 2,7 кг
64 и* 2=5210 36 4.6 кг 61 * Вер-2320 16 2,1 кг
64 16* е=9ю 164 О’З к г 64 47* 2=3120 10 2,8 кг
64

*
17 в=50В0 32 9.9 кг 64 4 / Вег2400 8 2,1 кг

69 а* 2=5290 50 4,6кг 64 43 Ф25АЖ ГОСТ5781-82, е=2200 6 8,5 кг
9i / / 2=5240 42 4.6 кг 61 50 Ф ш -х го с тз п м г, e=8so 15 2.1кг
Bi 20 2=3580 117 3,1кг Материалы.
64 21* Ф1Ш  ГОСТ5781-82, 2=5300 90 6, 4 кг Бетон 315, Г 100, W  9 58,7м3
64 22 2=8100 36 9,8 кг
Б4 z i 2=3070 94 3, 7 кг
64 24 2=2600 36 3,2 кг
54 25 Ф/2АЖГОСТ5781-82, 2=1870 84 1,7 к г
64 26 2=2200 48 2,0 кг
64

427 Ф14АЖГОСТ5781-82, 2=4400 10 5,3кг
64 28* Ф8Й-1 ГОСТ5781-82, 2=1320 116 0,5 кг
64 29* Ф14АЖ ГОСТ5781-82, 2=5558 8 6,9 кг
64 30 ФШЖ ГОСТ5781'82, 2=4190 26 2,6 кг

ПОЗ. //, /3 - 19, 2 /~ 23, 27- 33, 35, 36, 41 -  *18,50 см отрет 6 ведомост ь дет алей на  данном листе.

ПриВязан

ш .м о

Цт.Тщ.
ЗаВ. ?р.
Гл спей.
Н. контр.
Нач.отд.

Сурова
Славянски
Мешал кин
Мешалкин
Мешамин

ТП 902-2-^71.83 К Ж

О т ст ойника  ка н а л и за ц и о н н о м  
р а д и а л ь н ы е  п е р в и ч н ы е  
и з  с в о р н о г о  м !б  д и а м е т р о м т  
с  самотечным удалением вс айна

Стадия

Номера Выпуска осадка.
Подземная часть. 

Армирование. Спецификация.

Лист Л ист ов

МосВодоканалНИИпроет

Но пироб а л Jll#$ 23226-OS i l f Формат А 2
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Схема расположения п л и т  п о к р ы ти я

290 ...его \ -3 - 220 ,ь290

Спецификация к  схемам располошения плит покрытия и перекрытия

Z  - 2

Ф т 0.900

9.000 Т

foes о

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

13
1670

н
200 200 

т \£!&1го

Схема располошения плит перекрытия на отм. 1.000и 0.000 
Смотри ли cm3

1

3 - 3

Марка,
-ЛОЗ.

0$означвние Наименование Нол
Масса
ед} кг

Приме- 

чание

1 ГОСТ22101 0 - 7 1 П л и та  ЛК-ЗЯЖ т 1 2700
2 1.442.1-2 6.1 •• г ш - Ш т - ч 2 2У00
3 2 Л 1 - 1 Ш т 1 2900
4 1.494-24 61 Стакан С6 чя-1 2 1S0

5 ГОСТ 998-89
перемычки
2ПБ17-2 3 71.0

6 3.006.1 -2 .2 7 8 .2 П л и т а  173-8 10 100,0
7 3. 006.1-2.67. 6.2 779-1S 1 1090
8 И m - i s 1 260
9 п /723-3 / 3330
10 и л г з г - з / 820

11 Л и с т 8 Опорная подушка о П Н 10 —

Д е т а л и

/2 Ли ст 8 ш е̂ляеРвнзШШсТт19''ът ч 103,0

13 /I Ф10Я1 ГОСТ5781-82 8*1670 2 1.1

14 и Ф10711Г0СТБ78Г82 е*790 8 0.6
1S 2.930-30 6.9 Закладная деталь МС-23 6 0.79

О П - 1

16 Л и с т8 Ф8Я1 ГОСТ5781-82 8*220 12 0.1

Итого 1,2
М а т е р и а л

б е т о н  к л .З /S 0,01 м 3 ~

1. Шёы мешду плитами заполняются цементным р а с т 
вором марки iOO.

2 . Узлы крепления сто к  анод к п ли та м  покры тия смо
т р и  серию 2.960-19 в.0.

3. М онтам  сборных шелезобе тонных конструкций 8б/пол
ня mb g с о о тв е тс тв и и  с требованиями СИ и /73.03.01-87.

/Si

0.9 OOf
%

~fo.79Q

S - 5

Б00

6 - 6

/ *

.Осб стены

9
J ^ Z 7^ /U_

5 /
800

Копировал сД г ^  №26 05  15 Формат Я 2.
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И
w o , горб т о м  2 »Б,°

-3.800

MSP

Я 300
feu -A l

2-2

шо
l :

План но отм. - 3 800  

то

^ \ \ \ \ ^ \ Ч Ч \ Ч \ Ч \ ^

3S20 350.

С п е ц и ф и к а м и  ft элемен/по В
Марка.

поз. ОВозначение Наименование Кол.
Масса
ед,кг

Приме
чание

1 ТП302-2-Ч7789 -№ Л (Й Рама Р1 1 S3.S

2. тп э о г-г -m  89-кж.и. os Рама РР / 22,5
3 -КЖЛ01 КрЫшка Mi 28,1
9 -КЖЛ02 НрЫ ш ка Кр f 2,55
5 -к ж ло з КоЫшка КЗ / И3,6
6 7,400-15 В- /  S20C6 Изделие зоклодноеМН578В=ВШ 9 55,2
7 и " MHS78M760 1 14,5
8 II " МН518?=В70 9 5,43

Д  с т а л и

9
тру fa ау50Гостзгвдг-75 - 124,0

Тру Вы для прокладки элек т р  о к а Веля у к л а д ы в а ть  
до устр о й ства  Be т о  иной подготовки п о д  Чистд/в полы.

Г Л 3 0 2 - 2 -9 7 / .  8 9  И Ж

ПриВлзан отстойники канализационны/ 
радиальные первичные 
из сборного ш/5 диаметром 78 м

Стадия Лист ЛистоВ
ИншТкат. ОчооВа 0}.2>9

P 9ЗаВ. ер. Славянский с самотечным удалением осадка
Гл. спец. Мешалки* Камера Выписка осадка. 

схрнЫЪаспайрмения рам, 
(ЦцтоВи труб" для злектрока—МосВодоканалИИИпроектЯ конто. Мешалкин /

ИнВ.Н° Нт.от'д. Мешал кин а ел ей на отм. to00. -3.300
копировал 23S2&-OS /6  Р о р м о тМ





1 - 1  Спобврмито')

1 I**>
rti

Обозначение Наимено Ван ц е Кол
Приме
чание

Д о к ум е н та ц и я

тп9 0 2 -4  нге-к^я oo тз Технические усло&ия
Л е т а л и

ВЧ / -01 UfeMVBCm3Kn2rOCTSSS-«e's m 2 14,1

54 2 -02
б-юпготгчо-7 2 л _

2 4 3

Б4 3 -03 Я ш о№ № ёЖ ® '«*> 1 4,23

«О
■5“

I

i.
!
i

При Вязан Ишн1ка1Сурова cb3S$
Зав. ер. Славянский
Га спец. мешал к us
Н. конто. Мешалки»

Ынв.Н” Чая. and Мешал к иь

ТП 902 -2 -471 .39 КЖ.И.04

СтавиАМасса \MacшпшЕ

Рама P ~ i

Копировал^—

P H  / f:ID 
/ lucrn l Л ист ов ~T

МосВовокамалНИИпроек

формат A 3

Мн
8. 

н°
Ш

/М
1о

дп
ис

Ь 
u 

da
rn

df
iia

M.
 ин

вн
А

}
о
4 I Обозначение Наименобание Кол- Приме

чание
Докум ентация

т п  э о г ^ М э ^ ^ а и о ^ Технические уело бия
Д е т а л и

СУ h -01
ше Б-юпгаст$гчо-:г 
Шое/шрвст3кп8гост535-гз “=био 2 42

БУ 5 ~02
..... Б-тгост82Ш г  . . . .Ul8eMifiCniMin(T5iS.73 8-880 2 5,64

Привязан
Инш1ка] Сиоова ощ
Зав. гр. Славянский т ?
Га. спей. Мешалкин
Н. конте. Мешалкин

ИнВ.Н° Ная.отдМешалки»
КопироВсгл J ty -

ТП 902-2-471.89

Рама P-2

23826-05 18

пт.и. os
СтавилМасса Масштаб

Р 9.70 \ '.J0
Аист [Листов /

Мосводоканал НИИпроён

Формат A3
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Лист Наименование Примечание

/ Камера выпуска осадка. Общие даннь/е {  начали
2 Камера выпуска осадка. Общие данные /окончание]

3 Камера вьтуска осадка. Схема расаохо нения под-
Веемого п у т и

4 Камера выпуска осадка. Схемы рас поло/нения

стальнь/х л е с тн и ц  и площ адки на отм.-р.Ноо

Ведомое mb рабочих ч е р те  н/ед основного к о м п л е к т а  КМ

б  едом остЬ  ссь/лочнь/х и прилагаемых докум ентов

Обозначение Наименование примечание

/ .Ч д о .ъ -г  в о С та льн ы е  лестницы ,
площ адки, стремянки
и огра/ндения. Мятериалб/

для проектирования

/. 450. 3 -3 С та льн ы е  ле с тн и ц ы , плочу ад-
Выпуск Z части/и2 Ки, с тр е м я н к и  и огра/ндения

Ко нс т р у  кци и из го р яи е -
к а т а н н ы х  проф илен. д е р т е т
К М Д

Типовод п р о е к т  р а з р а б о т а н  £  с о о т в е т с т в и и  
с д е й с т в у ю щ и м и  нор м а м и  и правилами

Гл. инженер проекта J /чешалк им/

Ведомость металла монстру к  у ии повидан профиле 6

Наиме нова  н и е  
к о н с тр у к ц и и  

по н о м е н к ла тур е  
П р е й с к у р а н та  

N 01- 09

? L

чч.

\ч Масс, а  к о н с т р ч  к-ч и и, м?

1  . 
I f  
1

С ер ия  
ти п о в ь /х  
Конструк

ц и и

N
*

е §

Ш

Ц1

п о  В и да м  пр оф илей стали

о*0
<b

1

H i
ч.ч ^$Ч>Ч

< & >
31$

||ч> 1 ,4j ^
£ *

*
4
§

/ г 3 У S 6 7 в 9 /о // /г /3 /4 /s

п л о  щ я д к ч
/ ори 0,013 орог op IS 0.НЧ

л е  с т н и у Ы  
и  о гр а ж д е н и я

2 оргч орго ори 0,0 И 0,078 0, 4S4 ■/.Ч5а.ъ-^>в.г

под в е с н о й  
п у т б

3 0,736 орзб орь 7 0.8S9

П рочие 9л -  ТЫ
4

QOS0 о,оо4 ороъ 0(I2Z D, П9

и т о г о S 0,394оро8 орг/ о,19 0,167 /. 606

Контроль ная гумна 6

/. О т м Е т к а  О.ООО с о о т в е т с т в у е т  о т м е т к е  чистого 
п о л а  намерь/ вы пуска ос явка.

2. М е та л ли ч е с к и е  к он струкц и и  р а з р а б о та н ы  д л я  

применения в  радоне с р а с ч е т  ной т е м  лера т  у р о д  

Наруж ного воздуха -  ЗоьС, весом снегового покрова 
д ля  jjj географического р а д о н а , сед смачностью
6 б а л л о в  и  ск ор остн ы м  напором в е тр а  для х  

географ ического р а д о н а .
3. С ва р ку п р о и з в о д и т ь  э ле к тр о д а м и  т и п а  э -У2  

п о  ГОСТ 9 4 6 7 -7S К а т е т  ш в а  6мм.
4. Р а д о т Ь / по и з г о т о в л е н и ю  и  м о н та н /у  СтялЬнь/х
К он стр ук ц и и  ё ь/полнятб  в  с о о т в е т с т в и и  с т р е 

да ван и а  ми С Ни Г  З.ОЪ. Of -S7.

г  Все м е та лли че ски е  м о н е т р у к у  и и  долн/ны  б в/тб  

огр ун това н ь/ г р у н т о в к о й  Г Р -  0/19 н а  з а в о д е - изго

т о в и т е л е  за  1 р а ъ  и  п о с ле  м о н т а  /на окрашены 

ЭмалЬьо х в -Н З .
После окончания сварочных р а б о т а н ти к о р р о з и д - 
нунз з а щ и т у  м е та лл и ч е с к и х  к о н стр ук уи д  восста. 
Н о в и тЬ .

** Р Р и р а зр а б о тке  ч е р те ж е й  Г  МД и с п о ль з о в а ть  
ука за н и я  серии t.a so .z-z. в  0 ',г.

Цн8. №

Онт.ЪеЯТ.
Ъ/гв.гр.
Гл . ши.
и. хот.
няч отд.

Сурова
Славянский
Мешал пин
Мешалкин
МвшалаиН %

Привязан'.

тп $ог-г-чи.8>9 -км

DmcmoOHQXu м налигационны е  
~  ради ал ьны е первичны е из 

сворного мнь диаметром /3 м с самотечным удалением осйвьй

Камере вьтуска осадка. 
Общие данные 

/н а ч а л о /____

Ставая Лист Листов

Мосводоканялницпроекг

копировал <% ^2382G -O S Т В  ф о р м а т  Й2
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Техническая специф икация с т а л и

Вид профиля  

и

ГОСТ j  Т У

Масса Обозначение K° Код Е?
$ Масса металла по элементам конструщциб̂ Масса потребности

м еталла

и ГОСТ

и размер 

профиля n/n

М
а

р
ка

м
е

та
лл

а «ч

<ъ а  
^ 9-

J  а  

5  9-о*) rs

<§
5
о
0>

Z
Z
с?
*

1
3-

<§

г I

*  1  
§  з  1 

J  Э-о

Ь
И
с§ С П

р
о

ч
и

е
 

Эл
ем

ен
ты

|

к

§ с?

i f  s
rs  w

В металле по кВарталам 
(заполняется изго
товителем )) Т

и

а

&мм QQ О 

§ -
£  ^ «ч

£ Код элементов конструкции
£

I I ж I А
1 2. 3 ‘i 5 6 7 8 9 52624/ S26244 526235

Балки дбутаВраВЫе для 
монорельсоб

ВСщЗГ пс 5 
ГО С Т J30-71 12360

124» 53893 0,576 0,576
Г  и С! 1У ЧНо~ / У Итого 0,575
Всего просриля 0.575

Балки с параллельны- в cm3 пс 6 -1 /2300 24SHми дранями полок
Л/>ЛТ чСпол а о 7914-1-3023-80 12361 0/53 0,153

Итого 0,753
Всего профиля 0,153

Швеллеры В Cm3 кп 2 ею 11240 26/40 0,008 0.0S0 0,058
горя чекатанЫе ГОСТ380-71 CIS 26158 0,049 0,049
ГОСТ8240-7а

Всего просриля
Итого 0.107

0,107
СталЬ прокатная

ft О /ТЛ Q Л /У>?1/Л /$/ч м/v Г)

В Cm3 кп2 LS3XS нгчо 2Н/3 0,0/0 0.010
Г О С Т 3 8 0 -7 1 LSOxS 0,004 0.004услиоил риОпОООКиЯ

ГОСТ 8509-86 ВСтЗпсб-1 
ТУ14- (-3023-SO

L 90^6 12300 2///3 0,008 0,008
L 100* Ю 0.006 0,006
L110*8 0.030 0.030

Итого 0.058
Всего профиля 0,058

Полоса стальная 
горячекатаная  

ГОСТ ЮЗ- 76

ВСтЗ кп 2 
ГОСТ 380-71

-40*5 нгчо 13//0 0.003 0.003
-100*8 о,оо г 0,002
- iSO* Ю 0,0/3 0,0/3
- 180x10 0.009 0.009

В С т З п с б - 1 -  340*16 12300 13/10 0.066 0.065
7914-1-3023-30

Итого 0,092
Всего профиля 0.092

СталЬ листоВая ВСтЗкп2 
ГО С Т380-74

«240 7133/
рифленая S6 0.04S о./гг 0.167
Г О С Т 8568-77 Итого о,1 бТ

Всего профиля 0,157
«240

Аестницы
Ограждения
по серии
1. 460 3 -3  В.О./.г.

ВСтЗкпВ
ГО С Т 3 8 0 -7 1 0.4S4 0,454

Итого 0,454
Зсего масса металла 1.619

8 том числе ВСтЗГпсб 0,575
по м а р к а м б С т З п с б - f  ^ 0.272

ВСтЭ КП2 0,772
Контрольная сумма 1.613

*
5>
2:
$
>
<и

2J

При Вязан

H tu U L

Ишн.1кат
ЗаВ. 2 р.

СчроВа

Га  спей
CsiafpHctuu
tfgLUQMUH

И. контр Мешал кин
Чач. оюдхМешалкин

63, S3
WW

Т П  3 0 2 - 2 -  Ш  S 3 ■КМ

Отстойники канализационное 
радиальные первичные 
из спорного ш/5 диаметром 1дм
с самот ечны м

Г диаметром нгм 
У д ал ен и ем  осадка.

Камера Выпуска осадка. 
Общие данные, (окончание}

Стадш Лист Листов

ювк»

КопироВал U ^ . 23226-05 ZQ Формат А 2.





Схема расположения с т а л ь н ы х  ____

_____ л  е с т  ниц, н а  о тм . 0.000 ; 1000
Схема располож ения сталЬнЬ/х fra л  о к  

и стойки на отм. - 2,400

Спецификация к  схеме располошения металлических площадок и лестниц

Марка Обозначение Наименование Кол. Масса
ед,кг

Приме
чание

1 1,450.3-3 Вып.О АестницаМЛГФ60- 24.6 1 И2,1
г и МАГФбО-12,6 1 54,7
3 и М ЛГФ 45-/26 / 72,9

4 II Ш шичн. отш д. ОГл МЛГ6О10 1 27,8
S II •' 0Ш Г6Щ 2Ч 1 21,8
6 II •• ОГлМЛГбО-ЮД 1 12,1
7 п " ОГпМАГВО-т 1 12,1
8 и » оглмт$-тг 1 15.1

9 и » огп М А гто д 1 15,1

10 II Огрошд. шщфкОТОМГЭб-ШО 1 п з
11 II ■' 0ГПМГЭ$-Щ15 2 23,8
12 II « отнгэН-юд 1 газ

вод о мостб элементов

Марка
С еч&нце Опорные усилия

Гр
уп
па
 

ко
нс
тр
.-- 5

И£ | Приме
чаниеЭскиз Ооз. Состав М,

гс.м я,ТС &тс
а С С12 0,4 — 0,2 ч 8СтЗкп2 Г0СТ380-71
8 с С12 0,4 - 0.12 4 йстзюгГ0СТ38О-71
с С С12 — 0,4 — ч ВСтЗкп2ГОСТ380-11
а L L 90x6 Конструктивно ч ВСтЗпсбМW 4+3023-81

е L L 63*5 по гибкости 4 ВСтЗкп2 ГОСТ380-71
м — -8*100 конструктивно 4 8СтЗкп2Г0СТЗ&0-71
ж —

рисрл. cm. 
S6 ВСтЗкп2ГОСТ380-71

Общ ие ука за ни я см отреть л и с т  j .

37S0 37S0

7S00

ТП 902-2- 471. 83 ■КМ

Отстойники канализационные Стадия 
радиалЬнЫе первичные из 
сворного нчв диаметром 18 м 
с самотечным удалением осадка 
камера выпуска осаака,
Схемы располошения стольных 
л е с т н и ц  и площадки на 
на отм. -«?. чао

Лист Листов

МосбодоканалНИИпровт
Типовой проект 902-2-471.89

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293794/4293794599.htm

