
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

4 0 7 - 3 - 5 8 5 . 9 0

З А К Р Ы Т Ы Е  Р А С П Р Е Д Е Л И Т Е Л Ь Н Ы Е  У С Т Р О Й С Т В А  
10(6 ) кВ  С К А Б Е Л Ь Н Ы М  Э ТА Ж О М

(Э Р У  1 0 -6 Х 1 8 -Ж Б -3 6 -1 -К Э )

АЛЬБОМ 2

ЭП1 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ ( ВАРИАНТ СО 
ШКАФАМИ КРУ СЕРИИ К-104 )

СТР. 5 _ 21

АС1 СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ ( ВАРИАНТ СО ШКАФАМИ 
КРУ СЕРИИ К -Ю 4 )

СТР. 2 2 - 5 0

ЭП2 •ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ ( ВАРИАНТ СО 
ШКАФАМИ КРУ СЕРИЙ КМ-1М. КМ-1Ф )

СТР. 5 1 - 7 0

АС2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ ( ВАРИАНТ СО ШКАФАМИ 
КРУ СЕРИЙ КМ-1М, КМ-1Ф)

СТР. 71 -101

ОВ ОТОПЛЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ СТР. 102 _107

сертификация автомобилей

http://www.stroyinf.ru/sr.html


ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
4 0 7 -3 -5 8 5 .9 0

ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 
10(6) кВ С КАБЕЛЬНЫМ ЭТАЖОМ

(ЗРУ 10-6х18-Ж Б -36-1 -КЭ )
АЛЬБОМ 2

ПЕРЕЧЕНЬ АЛЬБОМОВ
АЛЬБОМ 1 
АЛЬБОМ 2

ПЗ
ЗП1

АС1

ЭП2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ 
( ВАРИАНТ СО ШКАФАМИ КРУ 
СЕРИИ К-1 0 4 )
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ АЛЬБОМ 3
( ВАРИАНТ СО ШКАФАМИ КРУ АЛЬБОМ 4
СЕРИИ К-104 ) АЛЬБОМ 5
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ 
( ВАРИАНТ СО ШКАФАМИ КРУ АЛЬБОМ к  ГЛ
СЕРИЙ КМ-1М, КМ-1Ф ) д

АС2

ОВ
АСИ
СО
ВМ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ 
( ВАРИАНТ СО ШКАФАМИ КРУ 
СЕРИЙ КМ-1М, КМ -1Ф ) 
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ 
ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В 
МАТЕРИАЛАХ 
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАЗРАБОТАН ИНСТИТУТОМ 
'СЕВЗАПЗНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ*

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР PM f- AD. m R
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТ г  Д ФОМИН

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН 
В ДЕЙСТВИЕ МИНЭНЕРГО СССР 
ПРОТОКОЛОМ ОТ 0 5 .0 4 .9 1  N б
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Наименование и обозначение документов 
Наймем обание ли с та

Стр

407- 3 - S8S. 30 - Эп1
Электротехнические чертежей ( Вариант со шка~
(рами кру серии к -tOk)

1,2 Общие данные $,Ь
J Расстановка шкодооб КРУ на то к  1600Й

~ Г
План t разрезы Л -б . В -6 7
Спецификация к ли ста  Эт-Ъ 8

в Расстанобка шкекроб КРУ на то к  дбООЛ
План, разрезы Л -Л . Б -В 3

В Спецификация к л и с ту  ЭП1-В 10
_Z__ Освещение. Планы. и

8 Ведомость шлобустанобки электрического оборудования 11
$ Схема ипрабления осбешениеми данные огрцппобом щитке 13

to Электрическое отопление и бентиляиия Ik
it Жионал силобых кабелей IS
JgL- Устанобка шкаоооб КРУ серии К- ЮР 16

J3~ \
РЬостанобка кабельныхконструкций бкабелзном этаже
План, разрезы Я-Я. Б- 6 п

Ik Расстаноёса кабельных конструкций б  кабельном этаж е
Разрез 8 -В 11

IS Схема размещения датчикоб поЖаонаи сигнализации 19
ts Устанобка шинного б  бод а го
n Разбодко кабелей Юк& го
/s Схемы заполнения шкаоооб кру г /

4 0 7 -3 -S S S .S 0 .JC f
Строительны е чертеж и  / Вариант со шкафами
КРУ серии К-/Об)

t - 4 Общие данные V .}S

У У
Пистоё

Наименование и обозначение документов 
Наименование листа

Стр.

S Планы на атм. 0.000 и J. JQQ 26
6 Разрезы f-f, 2-г 27
7 Фасады 28
г Фрагмент Входа!.Установка дВери ДМП <21-3/0,75-Б 29
9 Фрагмент (раса да / 30

to ПланкраВЛи.Спецификация к Фрагмент*/ фасада/ 31
11 Архитектурные узлы Я, 6,3, Г 32
/г Схема расположения элементов фундаментов здания 33
п Схемарасположения элементовфунб̂ пснтоВзданш. Узль/Гд Jk
tk Схемы расположения колонн и ригелей 35
/В Схемы расположения плит покрытия и перекрытия 36
/В То же. узлы T-JP 37
17 Го Же. Узлы v-yv 38
/8 Схемы расположения стенобйх панелей 39
IS То же. Спецификация. Узел 1 kO
го Схемы расположения отВэрстий и металлоконструкций

б перекрытии и
ei Схемы расположения металлоконструкций бпокрь/тии

и перекрытии кг
гг Сечений f-L 7-7к схемам расположения металлоконструк-

ций и отВерстии б перекрытии кЗ
гз Схема расположения каналоб и лриЯмкоб кк
*к То же. Сечения f-i... k-k kS
iS Схема расположения плит покрытия каналоб и приямкоб кб
гв Лестница Л-1 к7
07 Лестница Л-б 4£
г8 ЛестницыЛ-ЬЛ-г. Узлы A:Bib к9
гз Схема расположения металлоконструкции для транс-

портиробки оборудования ВО

■ КопирЖы-________ ф лея -ас Щрют Л1
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С о д е р ж а н и е  альбом а 2  ( продолжение)

! Ь
Наименование и обозначение документов. 
Наименование листа.

Стр

\

а *
Наименование и обозначение документов 
Наименование листа

Стр.

т - з - ш з о - з п г 4 0 7 * 3 - 5 6 5 .9 0  -ЯСг
Электротехнические ч ер теж и  (ворионт со шкафами Строительные чертежи (вариант со шкафами ИРУ
КРУ серии И П Ч п , К П - ip ) Серии К П Ч М 'Н П Ч ф )

1,2 Общие данные 5 Ш 1...Ч Общие данные V~.1t
5 Расстановка шкафов КРУ на т о к  1600Л. План, роэрезы Д-Я.б-б S3 5 Планы на отм. 0.000 и 5.120 7S
Ч Специф икация н л и с т у  З П 2 - 3 sy б Разрезы 14, 2 -2 76
5 Расстановка шкафов ИРУ на ток 5150Д. План. разрезы А 'Й.6-6 SS 7 Фасады 77
6 Спецификация к листу ЗП2 *5 5Ь 8 Фрагмент входа 1. Установка двери 1 М П  21 -  9 /0 .7 5  - 6 78
7 Освещение. Планы. 57 9 Фрагмент фасада 1 79
3 ведомость узлов установки электрического оборудования 59 10 План кровли. Спецификация к фрагменту фасада 1 80

Схема управления освещением и данные о групповом щитке 59 11 Архитектурны е узлы Л.б.В.Г. S i
/0 Злектрическое отопление и вентиляция 60 18 Схема расположения элементов фундаментов здания гг
If Журнал силовых кабелей 61 15 Схема расположения элементов фундаментов здания. Узлы 1. 2 83
f* Установка шкафов ИРУ серии К П -Щ  ИМ-1м 01 111 Сдгемы расположения колонн и ригелей 84

Установка проходных изоляторов 65 19 Схемы расположения п л и т  покрытия и перекры тия К
Установка проходных изоляторов. Проходная доска. Летали. 6Н 16 То же. Узлы1:Л. 86

*5 Установка проходных изоляторов, вариант установки 17 Г ож е. У м ы  1 - 1 . 3 7
ШШВ с иПУЧО заводского изготовления 65 1Ь Схемы расположения стеновых панелей. 88

*б Расстановка кабельных конструкций в кабельном этаже 19 То же. Спецификация. Узел 1 89
План. разрезы Л~Д, 6 -б 66 20 Схемы расположения отверстий и металлоконструкций 8

17 Расстановка кабельных конструкций в кабельном э т а ж е перекрытии на ток 1600Л. 90
Разрез 6 ‘ В. 67 21 То же. на 51502. S t

19 Схема размещения датчиков пожарной сигнализации. 68 22 Схемы расположения металлоконструкций в покрытии
19 Разводка кабелей 10 кЬ и перекрытии. 92
го Конструкция Зля крепления шкафа шинного ввода и шинной перемычки 69 25 Спецификации к схемам расположения петаллоконстрикиий
2 i Схемы заполнения шкафов КРУ. 10 В покрытии и перекрытии. 93

гч Сечения 1 6-6к схемам расположения м еталле-
конструкций и отверстий в перекрытии. 9 4
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Содержание альбома В [окончание).
Н //

ыоШ
Наименование и обозначение документов. 
Наименование листа.

Стр.

es Схема расположения каналоЙ и приямкаЙ. 9S
го То же. Сечения 7 -(.~4 -4 . 96
27 Схема расположения плит покрытия каналоВ.и приянкаЙ 97
Ы Лестница Л-1. 9В
29 Лестница Л-2 99
30 Лестницы Л-4, Л-2. Узлы т
3j Схема расположения металлоконструкции для транс-

прртироЙки обошдоЙания т

4 0 7 -3 -5 8 5 .9 0 -0 6
Отопление. Вентиляция

иг Обилие данные щ т
3 План на отн. О.ОПП Назрел 4-1. 109
4 План на отн. 3.420. Назрел 2-2. WS
S УстаноЙка 40У и 4 $ злехтпопечей. Рана для иста-

ноЙки 4**У и 4 3  электропечей. 106
В Установка 2 *  и $2 электропечей. Рама для иста-

ноЙки 2 2  и 3 2 электропечей. 107

Копировал: Попке. rdD/Ptfnqx. Ф/iounm. А8.
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5
Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки ЭП1

Лист Наименование Примечание

ЗРУЮМкВ с кабельным этажам
{ ЗРУ W- 6 *1S- ЖВ-ЗВ- 1-Яд)

1,г Общие данные
РасстаноВка шкофоВ ЯРУ на ток 1В00Л
План, разрезы Л-А. Б-В
Спецификация к листа ЭП1-3
РасстаноВка шкофоВ ЯРУ на ток дбооА
План, разрезы А-А, В-Б

6 Спецификация к листа ЭП1-$
Л _ Ос Вешен и е. Планы.г Ведомость узлоВцстанобки электрического оборудования
Л — Схема управления осВещением и данныеогоуппоВом щитке
Ж — длектоическое отопление и Вентиляция!$11

л? УстаноВка шкааооВ ВРУ сети В-1&4
РасстаноВка шбепшшжонстрикций Вкабелмом зтаЖе
План. разоезы А-А. В-Б

Uf РасстаноВяа кабельныхконстоишийВкабелшом зтаАсе
Разрез g -B .
Схема размещения датчиковпожарнпн парализации
Установка шинного ВВода

-JZ_ Разбодка кабелей ШкВ
/4 Схемы заполнения ujkoqooB КРУ

Удостоверяю, что проект соответствует действующим 
нормам и правилам, а эксплуатация сооружении с пожаро
опасным характером производства безопасна при 
соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Главный инженер проекта 'Zf8*f££z> р д  ремин 
Главный инженер проекта 
лриВлзыВающгй организации

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Прилагаемые документы
эпьсо Спецификация оборудования Альбом 4
dntBn 1!

для монтаэ/снькх работ Альбом S

Ссылочные документы
SM07-mi.№nk Ши та к AQ У на стене.Монтазкныи черте*
S. ̂ 07-112.1.360Mk Ящик АТ/)на стене. Монтажный чертёж

__Ш7-.91______ УстаноВка сВетильникоВс разрядными
лампамиВкокого даВпения и лампами
накаливания Вгрсшз&дст&нньэхмнеитп.

5Л07-111 1 1 1 г 1

с рубильниками и предохранителями,
кнопок ПкВ HKiHSu аВтоматоВAP-SQ6

SM7-97 УстаноВка одиночных коробок ЯЗИ. ЯЗНЙ.
ЮССиККА с за Жима ми

__S.htn-Si УстаноВка Выключателей и штепсель-
ных розеток

ПриВязан

инл и

4 D 7 - 3 - 5 f l 5 B D - 3 m

Нан. m3- РаменскийШ & . 049/
Н. Контр
run
Пшкц.
Нан.гр.
'ItolcSxam.

Ротнособа
Фомин
Ауры__
КарпоВ
flbitacogq

ОШ ЗРУЮШкЗ с кабельным эта.icon 
(ЗРУ 10-6 *}&-Жб'3£-/~ КЭ)

Стадия Лист Листов
DLSL 
ОМ Г РП 1 1S

\ & ^ Ш
QMLОбщие данные ( Начало)

стяпжрю стпрот
Ленинград .



Общие (/лазания

В cocmai данного комплекта включены чертежи dfyx вариантов компоновок 
ЗРУ Ю[$)кВ с применением шкафов КРУ серииК-Ю4 изготовления НоскоSсю - 
го завода „Электрощит"  Минэнерго СССР/но токи IВСЮ и ёбООЙ).

Здание рассчитано на установку двух секции РУЮкВ., с общим количест
вом шкафов 34 штуки, в  том числе шкскроЬ отходящих кабЬльных линии-ё4 
штуки в  ЭРУ на ток (ВООЙ и ё ё  ш туки в  ЗРУна ток ёВООй.

. Ид чертежах и §  спецификациях учтены шинные вводы ЮкВ влредполо- 
женой, что связи между трансформаторами и ЗРУ выполняются открыты
ми шинами или проводами. В случае применения при конкретном проекта -  
реванш комплектных закрытых токопроводов типа ТЗК изготовления 
Московскою завода. Электрощит" соответствующие разрезы на чертежах 
расстановки шкафов КРУ, о  т акже позиции в  спецификациях должны быть 
заменены. Кроме того, в  этом случае проемы для шинных вводов следует
заложить кирпичом по ширине до 850мн и предусмотреть металлоконст
рукцию  для крепления ТЗ К  к  ст еке.

Общие указания к  чертежам установки ш каф ов К Р У :

i  Чертежи разработаны но основании технической информации Q W 43.0W  
„Устройство комплектное распределительное К -/0 4 *Московского завода 
„Электрощит Ч

ё. Заземление оборудования осуществляется,путем присоединения к  заклад
ным швеллерам под шкосры КРУ ц обрамлениям проемовртальнои полосой се-  
чсниен 30х4ммг с последующим• присоединением этих элементов в  трех не» 
стах к общему контуру заземления.

3. Цифры но плане и в графе„ примечание *соответствуют принятой нумерации 
шкафов КРУ.

4. Количество шкафов Кру, отмеченное\ уточняется при конкретном проек
тировании.

Привязан:

ы .ю

407-3-5А5.д []-ЗП  1
Ш б щ Роненский 1*ар-Ok9!
Н.контр Д у щ ся к ОШ ЗИИОШ  скобельным этажом  

(ЗРЩ 0-6*<8-Ж Б-36-<-КЭ)
Стадия Лист. Листав

ШП_ Фомин 04.QI РП ёй м Я ш е (ОД

Общ ие дан н ы е (окончание)
сгвтэнвргосЕтьпРоекг

КшрсСаыПтс Фармат.ЯЗ



Q tрматичвскиО план расположения сборных шин

уг ' г

1Я кщ— — т Е З . ---------------- т . г г »
с г т

ь X X X

е Г Т Т Т Т

т т п т г г гх х х х х х х х

т т т т т т т т

I I i 1 IX X X X X J

L I X I I T h
■ 1 X X  X X X X X X Х”Х X X X x X X x x J *

Прибязан

ЧнбМ

403-3-585.90-ЭП1:

ЗР З Ю (6кВ  с кабельным этажом 
(ЗРУ 1С-6Х18-Ж Б-55-1-КЗ,)

Расстанабка шкафоб КР У на 
т ак 1600А . Планф сэрезы А -AJB-Б .

Стадия Лист Листоб

РП 3

СсВЗАПЭНЕРГОСЕТЫ ТРОЕКТ
Ленинград

Формат А З
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Обозначение Наименование Кал.

Марко
ед.,кг

Приме
чание

4 Ш пор КРУ ПО Ш ва с
выключателем на
ток /ООО Я г 840 «5.г<1

г Ш кар КРУ НО секи иоН'
ной сШ и с Еыключа-
телем на т ак /0008 / 768 2 0 /

3 Ш кар КРУ НО секиион-
ной сЕязи с позгединя-I1!

но т ок /ОООЯ. 1 648 10/

4 Ш каф  КРУ-Ю сш ин- НО./0 9
ны ни аппарат ами. 4* 533 806.29$

S Шкаф КРУНОбля пи .
т акая трансфорна-
т ора СИ __ г €98 1<5.т

$ Шкаф КРУ-10 отходя-
ш их кабельных линий 24* €98

7 Шкаф т хого  П аба. . 8 * 8 /0 н а ш

8 В Ш  0 5 3 0 5 5 -0 / Шинный ЕЕоб /ОкЗ
к ближнем у ряду н а
ток 80 0 0 Й г т

9 5Ш  5 8 5 .0 3 9 Шинный ноет /ОкВ
н а т ок /ОООЯ г L i-ООО

/0 Шинный блок /ОкВ
на т ок /ООО Я 1 №

11 Шкаф дигоупо fотеля 8 1/5
<г Отдельна стоящий

релейный шкат 4* i__i

.. 4

М ар ка
поз. О бозначение Н аим енование Кол.

Парка
ед.,кг

Приме.  
чание

1Ь П 3 4 -4 3 -т а - я 5 СЕарочный ш т о к  ...... ^Еаенат
я э - s t o t - w a ...... Л ш _ ной.

/4 Т Ч  /6 -5 3 3 1 3 9 -7 8 ЙЁтонатичешй Еыключо. ? зоне
телi  йпеаегт нзчз -S 3 1 /.3

1. *) см. общие указания пЛ
е. бри установке одного шкафа с шинными аппаратом но 

секцию, шкафы НО, 80s  Еьтолнить па схеме 488f  шкаер глу
хого № обо).

Присягам:

Uh8.HI

407-3-SfiSSO-am
Начотд Ет т ну ш р m t
Н.контр
run

ЛпмднОСОЁп 
Фомин . _

ОШ
очи ЗРУ/0/б)кЬ с кабельным этажом 

(3 РУ 10-£ti8-3fCS'5£• 1- КЗ)

СтсдиЯЛист Литой
РП kГл.спщ вше.___ 0491

Ноя. to. % bqS— 04.9/
Спецификация клисту 9П/-3 ст т неРт ст т ж

ЛенинградUtm m ftintocaSo. \№исо- 04-91
KonupaCtuiflotic Формат: $ $
_____________ _________ ‘нв/еягтв* Г.
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Схематический план расположения сборных шин

1Г 1'

■ — — • ■ г4т..г+- — •*- —
Ч н

н Т 1

Р П

Р Т Т

т т т т т т т тх х х х х х х х

Т Т Т Т Т Т Т Т

1 п. X  хЧ

T T j

Т Г Т ~ 3  
Г х х  J

Г Т Т Т * н

1. Спецификацию см. лист ЭП1-6.
2. Общие указания см. лист ЗП1-2.

Начлтд. Раменский
Нкпнто. Ломоносова 
ГИЛ Фомин
Г ш е и . Лурье
Начло. Карпод

0431
0431
0431
0431

Прибяэан

ИнбМ

403-3-585.90-ЭП1

ЗР9 10(5кВ  с кабельным этажом 
(З Р 910-бх 18-Ж Б-Зб- 1-КЗ)

Расстанобка шкаф о б КР У на 
т ок 2600А. Планразрезы A -A J5-5.

Стадия
Р П

Лист Листоб

СЕВЗАЛЗНЕРГССЕТЬГРОЕКТ 
Ленинград .

Формат А З
ay / p / Z - q z



I
ad
3L

to

Парно, 
ко ъ. Обозначение Наименование Иол Пасса

ед.нг i
f

< Шпор КРУ -to  - ввода
с выключателем на 443,445
тон 4600Я м 840 209,244

2 Шкаф КРУ 4 0  секцион-
ной связи сЙыклнма-
шелеп на шок 4600Я 4 840 204

3 Шкаф КРУ 4 0  секциан* •

ной связи с разъединяю-
шипи контактапи
на то к  4600Я 4 588 404

4 Шкадз ИРУ -40 с шин- 440. 409
ныпи аппарамапи 4* 533 205,208

5 Шкоф ИРУ - 40 для пи-
таны я трансфорпато-
расн 2 S9S 444.213

6 Шкоф ИРУ 4 0  отходя-
щих кабельных линий 22? 6 98

7 Шкоф  глухого ввода 2 * н о 140,20В
8 SKU.0SS.09S -07 Шинный В Sod 40 кб

к &лижнепу ряду на
ток 2600 я 2

5 5KU.SSS.0Z9 Шинный поет
40 кВ но ток 4600Я 2 1,-/7О0

/(7 Шинный блок 40кВ
на ток 4600Я 4 495

И Шко ф  дцгоцлобимт 8 445

42 Отдельно стоящий
релейный шкаф 4 * 1___ 1

Парка
ЛСЗ. Обозначение Наименование Коя Пасса

ед.кг
Приме
чание

/3 ТУ 34-48-44040 - 85 Сварочный щ иток в ремонт
Я д-8404-4070 2 20,0 ной

14 n t s - i z z m - j s автоматический выкяю- зоне
чамт  ЛП 5062 ТПЗУЗ-бЗ 4 4.3

1 ^  cn. общие указания я. A
2 При утанойке одного шкафа с шинныпи аппаратами

на акцию , шкафы НО, 206 выполнить по схепе 428 (шкаф 
глухого

Привязан-

Ш Е

4 0 7 - 3  -5 8 5 .9 0 -3 1 7
В Д М ВШ ! ! М 1 1 И Я Е Й
ГГП— 1 I — I 1 "W "111 
Ш Ш Ш Ш П Ш Ш Р З Я Л Ш Ж  
Ш Ш Ж Ш 'Ш Я Ш РШЗЗМШ  
Ш ш т Ш Ш М ЛМ Ш Ш Л ШКП

ЭРУ 10 (б]к8с ка&ышы л этажоп
(зрутчб-жб-эб-1-иэ) рп

п з к я к  ш я з я

J___ I
Спецификация к ж м у  ЗГИ-6

±1
СвЯШЕРГОСЕТЬПРОЕКТ

Ленинград

Копир. Сор%
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#

• со с
Чет-о

S

I
1

5*
й

П ор ка
№ .

О бозначение Й а и т т В а н и е Нол.
Пасса
ед.нг

Приме
чание

< в м т ч ш . т т УстаноВка щитка осВегки-
тельного группового но 6

однополюсных оВтопотоВ

М Ю Н ;  Я 0У -8504 4
2 5.407-/42 4 .3 6 0 ПЧ УстаноВка ящ ика  с по ни -

м а ю щ и м  транарорпстороп.
пошлостью  0.25 к5Д- Пасшее
напряжение 2205] низшее

напряжение 1 2 5 М Ы 2 И 1 У З <
3 __ 5 .40 7 -Я / УстаноВка сВетильника по-

полочного НСП24*200-00393 8
* г _ 5.407-.W Установка сВетильника на-

стенного Н 600б*Ш 01р20 4
5 8 .4 0 7 -9 4 Установка сВет ильника

брызгозащищенного t lf f iO fW 40
5 .  5 .4 0 7 -1 1 1 УстаноВка 8ыклш теля од-

нополюсноео 2 5 0  8; б Л
о< -ог -б 1 гго 2

7 . 2.407-111 УстаноВка Выключателя одно
полюсного В герт ичноп  ис-
полнении 2 5 0 5 ]  6А

. ~ Ь
Н - т н - п - ъ 1 г г а 4

. 5.407- М */сжано8ка переключателя
пакетного пш-4б/4С1р 56 6

_ $ _ М 0 Т - 1 Н УстаноВка переключателя
пакетного 220 б, Ш
п в г - ш р б б \

40 5 .4 0 7 -8 3 УстаноВка розетки штгп-
сельиой заэегшяющшп
к о н т а к т о в

/а

П а р ка
поз. О б о зна че н и е Яштеновоние Кол. Пасса 

ед. к г
Приме
ч а н и е

РП-0 -2 0 -0 4 - ф г 0 6
14 6 . 4 0 7 - 8 3 УстаноВка розетки

штепсельной 425]
рш -п-2-о -о з-ю М г 4

42 5 .4 0 7 -9 7 УстондВка коробки омВем-

Вительной трехВВодной

кот-з 4 4

4Ъ Л а п п а  ручная переносная
сгибиипшлонгоВып т Ъ лгг
на напряжение 12В. ПЛ-64 4

44 Л а п ка  накалиВания 12Ц40дп

ПО 4 2 -4 0 4

Л а т ы  нака/шВания 2 2 0 В
45 Б-гго-гзо-баухлг 40
48 В -2 2 0 -2 3 0 -4 0 0 У Х Л 2 4
17 6 -2 2 0 -2 3 0 Ч 5 0 У Х Л 2 В

С п . соВ пест но с  лист ам  2 П 1 - 7
hpuJkscH

ШВиТ?

4 0 7 - 3 - 5 0 5 .9 D  -З П 1

№УП(б)пЬсиакт.шп этажап 
(ЭРЫ /0-6»/8-Ж6-36-<-ИЭ)

[таЗЖЕШИЯ М533Е1-:
РП

Ведомость узлоВ уеманоВки 
электрического оборудования

т м п э н т с Е т ь п м т
Ленинград

ФорпамЯЗ а р /*# -0 л  \Копир. Cb'J)



т
ш
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ш
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С х е м а  упрабления освещением  
с  б  б у х  мест

i. Нормы осёеирннзсти помещения приняты соглаш ении/-А -79. 
г. Напряжение сети освещения'рабочего и в Дарииного Анормальном 

режиме ЗМ/гглВ (раза-ноп^аЭрийнагобаварийном,режиме -<2208 
постоянного тока {автоматически переключается но  щитесн),

фаза У------------ ^

ном  Р - теш
Данные о групповом щ и тк е  с абтоматическими &1кяю чатепж

Попер
шутка

Тип

Устава»
ленная
МЩНОСПЦ

кВт

Номера автоматических 
Выключателей

Ток расце
пителя, Л

Однополюаш* Тоехпалюсние. На
Staffs

На
линиях)аншч Ьнэ/пь-*Pexpg‘

J S O 8 o y -8 S 0 t-y 3 □ SF1 е,о
т ! м SF2 10,0

Q M SF3 е,о
0,72 SFk £,»
П З SFS 6 ,0
а з SF6 А °

Притязай

UNO, и

рем онтного- 18$ •
5. В скобках указана мощность, потребляемая на осбещение ко

ридора управления при наличии на PC аккумуляторной fc/mapeut 
при о тсутств и и  источника постоянного то ка  лампы аэроб
ного осбеш/ения присоединяются к се ти  рабочего освещения

h- С еть освещения вы полняется откры то кабелем ЛВВГ с 
соблюдением инструкции СН 3S7-77.

S. вы сота установки ш тепсельны х р о зе то к-g8м о т  nooat • 
Выключателей-1.Sm;  щ и тк о б - ff 8м.

В. Все части, подлежащие Заземлению, присоединяются к  
с е ти  заземления jp y .

7. Осбещение боковых коридороб йтолняется с помощью ламп 
накали бани я мощностью бобт, поставляемых комплектно со 
шкафами кр у{на чертеже услабно не показаны). Для обеспече
ния нормируемой освещенности требуется у  ста побить 12ламп.

8. См. собместно с  листам и 981-7,8.

4 0 7 - 3 -  5 6 5 .9 0 -  ЗП1

ЗРУЮ(б)кЪсю5епшшзт1*вг
(lPm -641-Sce-X-t-Kff)

Стади.
РП

Лист
9

Листок

Схемауправления осбещениен 
и банные о групповом щитке

СЕВЗЯПЗНВРГОСШРООа
Ленинград
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м г г ц

r ^ ~
/ 6

А 83ГЫ

T

ШГ3*Ц (при пинцс20*С.Э0°С) 
/ЖЬГЗхО*4х2Л(при минус 409С)

\Я8ВГ 3x44*2.9
m oo

ф
Щиту СН подетанци и

» ^
;1  их Ш эд яввг

— г
X

1 г

7 ЯЬ 4Щ

7
20ТЧ6ШЧ
1нЧЛ

ЛВ2-40

\7

Морииная
оентиляиия а

Распределение электропечей по (pawn

п Отопление ЗРУ

Тепперат.
наружного
воздуха

гшнуе
Ж С в-о

пинус
Ж С T V

с-о
пинус

fc
Ж

T V
4р

№ секции

3 ^  5
'k m

40р

“ Ж
Ж М р

ж
ж 48р

Кшинкоп 
обогрева 

ШЖНроо ИРУ 
ЯВВГ 2*0

ПВ2-40

ЯЬЬГ2^(т  пинус 20*С. Ж е )  
[J3 Я56ГЗ*// (при пинус 40*0)
>-» NX\ \SN

ЯВВГ 3*4*4*29(цри пи нус20Х 30*$  
ЯВВГ 3x6+1 tit (при пинус I/О 9С)

Ш Г З *Ч  4*2.9 (при пинус 20*С, 30 *С) 
Я6ВГЗ*6+М (лрй пинус W C )

Напряжение семи отопления ~380(г20 В ((раза-ноль) ; 
вентилятора ~380В.
Количество и расстановка зяекропечей приняты 
по сантехнические чертежап.
Высота устоновии She попетнил кнопки управления 
вен/пилятороп-{Ьп от отпемки обслуживания.
Кожухи злектроприепников присоединить к сети 
зацепления ЗРУ.

0к94

ш

4 D 7 - 3 - 5 Q 5 S 0 - 3 n i

ЗРУ 40 (б) кВ е коЬеятт зтажоп 
(ЗРУ 40-6*46-Жб-3 5 4 -КЭ) 

Злеитричесиое отопление 
и вентиляция

ш ф Ш  Р Ш Я
РП 40

стлэнЕРгосЕТьтж
Ленинград

ФорпашЯЗ <ф>0’/У'€>А



Монтажная
единица

Марка
кабеля

по
ЪаКадсхал маска

Направление на бел Л
Длина, м

Примечание
Тип

7rJcnd'u~c£y?«L-e
по

OpQSOfti
ПроШг
Нсено

1
| а  
§  а

£$□-0/pggfi. ~ Ij:--""-~| Щ ит СНЗВй/ггоВ поОстанишЛанег&К— Ь Щиток ос£етптельныйд$ О ______ г п
25\3-ог тг-о.66 с'*Й ШитбкосбетитепшыаЖ О  2р. ti? 1 Дишлг с понижающим транарорматооом 10

тг-о,£б г*4 Яш/лсс понижающим трансформатором Штепсельная сеть 12В 55
DSO-Oi тг-о.$£ г*4 Щ иток ос&тигшт/йдИ} гр.нВЯ

Xi!IiJ 55
Й8ВГ-8М 3x4 и ремонтных зон W
ЙВВГ-ОМ3*4*1*25 Распределительная сеть 25

asD-й я т-а и e*k Щиток осветительныйDS СИ грй?3 Помещение надельного этаНсс* 75
йвврщ 3*4 Освещение модельного smaHca 10
Й№-0663*4H*ZS Освещение модельного smaHca 25

MH-CS
asD-flf
55D-fl?

ЙйВШк г*4 1

*□J1 Освещение докодых моридород 65
ЙВВГ-QSS гх4 Щитом осветительный J)S О  2рШ?$ Шинки освещения шка(ро5 к PH 20
ЙВВШ6 3*4 Шито* осветительный ЭЗ СИ 2р-Ыб Штепсельная сеть 220Ь 70

Вентиляция
,S $ '

snn-ot ЙШ-D.si1*4 tUZS Шит ГНЗгоШлодстаниииЛансмНПП Йщик управлениям □  S1) |_|
SdO-огЙВВГ-ОМ3x4+Ue,SЯщик ипрабленш^О SD Электродвигатель вентилятора 25

Обогрей релей
ных от се ко б 

* & ' -
fh /O -o i яввг-ом □ г 5 

< 
1' ii § D Ящик ипсадлемшнхШбл/ п

ЙВВГ-O.tt г * 4 Яш им ипраёлениЯ л/2г[Ц.£У К шинкам одогреда шкасроб КРУ 3 0

Г -
s t \Jh i т г - т □ Ш ит с н  380/ггоВ подстанцииЛаNeat, fA— J Переключатель покетт/й Л82-40 г п

ЙВЗГ-О.ЬЬ 1*6* ш Переключатель пакетный ПВ2-йО Сеть отопления 10 при минус 4о'С
т щ 3*ttl*£S Сеть отопления 30
m r - w _Jx£__ Сеть отопления го
йввг-ш 2 x 4 Сеть отопления 1 F Орншнуй-К&фОХ

Сёарка
„ 3 9 ’

ЗЮ гО ! Ш Ш 4 Ш Ц *£_ Ближайший сбао очный щитом Сборочный шитпкЩ □ □
-при у

ЯВВШй Ш 1 * £ СОапочный шитом Л  Q П Сдао очный щиток М  □ 3 5

Привязан Начат#-

UhSjJ

&Ш тр-
Ягненасиб

run
Гл.спеи.
Ш & .
Ш >т

Ромин
Марлов
Лымасоёа

Щ Е M i

W l
M i

^ □ 7 - з - Б б 5 . д а - з п 1

ШоЮмВсмЬелмтшйоп 
fjpy 10-£*!$'*£-36-/-МЭ)
Журнал силовых кабелей

РП

Копир Ль* *

с в т т т т ш т аЛенинград

Формат J 3



5

£3
и
1о
53О

§

1
1

я-я Закладные элементы 
Лен. ухиланиег

i

§

гос
v

1 к ш
1333 . S30 . SS7

а

I  Опорную р а н у  шкасра К Р У  при дарит ь к закладным эленентон 
прерывистым шбом по r0C 7S 25k -дО. 

г ,Закладны е элемент ы  учт ены  S строительной части  
проект а.

У  Шкафы устанавливаются до залиВки чистоео пола, 
к. Зазоры S т рудах, S соответствии с п . 3SS СИ и О 3. OS.OG- 35, 

зоделыдаются несеораемын материалом.

Нач.отд.
И.штр.

Ранениши

run
JloHOMacaie

gQjf'-VM
<&o*xsy 0491

Ггаси  
Нон.гр. 
Ш К т

Фокин 049 (
Мурке-
КятВ-..Шиеба ш

04.9/
\сШ
Ш 1

ОриЬшъОЧ:

U *U f*

4D7-3-5fl5.g0-3m
ЗРУЮ/G/kS С kqSc m  ним этеккон 
(ЗРУЮ 'В * 1 8 -Ж В -3 6 -Р  КЭ)

ЪадияШ ст Листа!
Р П  j iS

Уст ановка ш каао В  КР У  
се р и и  К -т .

сш ш н т аж гм р о екг
Ленинград

Капиройог.Пальс фврнат:Л&
tyo /p /P -px
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М
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с
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3 6 - 6

Шбемер и полоса

ной чосжц проекта

\
|| 1\— -------Г
. Г У
v Г--- »СЧ

\ k F
•5*00•J, L L 1 1 ИМ-)

- _ r i ' {ООО 5>8оо*моо J. 4 *
©

1 План расстонаВки кабельных конструкций и разрезы Л-Л и В-6 сл.ласж 9ГЦ-13
2  Эазепление кабельных конструкций Выполняется путеп присоединения их к 

зозепляещепу устройстВу ЭРУ с использоВаниеп опорных шВеллероВ и зак
ладных полос.

Д Количество кабельных конструкции уточняется при конкретной проектиро
вании.

4. Лунктироп поиозоно расположение приятой для кобелей / 0 кЬ при необхоЬи- 
Пости их ВыВода 6 сторону вводов 10 иб.

5. Сборные шВы по ГОП 5264 •60. г <

Спецификация оборудо8ания и патериалоВ
Парко

ПОЗ. О бозначение Н аипеноВ ание Кол.
Посев 
ев, не

Лрипе-
чание

1 Т У Э 4 -4 3 Ч 0 6 8 3 -8 4 Е Стоика С-М 0УХЛ2 45 0.1Г
2 Стойка С -Ш Ч Х Л 2 40 1.7
3 Консоль К-250УХЛ2 46 на
4 Ионсоль Н -Ш У Х Л 2 0 2 0.62

Лоток глубокий пряной
5 я г -200-a. e /4 г.ь
в Л Г ‘ 200-1 3 3.75
7 л г -200-2 /4 7.2
в Лоток глубокий omBemlu-

тельный ЛГ0-200УХЛ2 Л М
9 Лошак глубокий i/еловой

л г у - т у т 4 1.57
<0 Соединитель целоВой

СУ 4 <из
и Лрижип 5 -4 / 45

Яр«6язон:

Ш .* *

4 0 7 -3 -5 й 5 .Э 0 -Э П

ЭРУ ШнЬстбельнып зтажоп 
(ЗРУ1й -б *18-ж б -зб Ч -кэ )
foccmoHofixo кобмьннг 
о кабельном з т ш .Р о
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Ведомость Рабочих чертежей основного к г ^ г '.^ т а /

Примечание |

— -— *------- j
Лист Наименование __

1 Общие донные (начало )_________ ___ _________________ __
2 Общие денные ( продолжение )
3 Общие денные ( продолжение )
А Общие данные ( окончание ) ,— ---------------
5 Планы на атм. 0 .000  и 3.100 J——----■
6 Разрезы 1 -1 .2 -2 ___ ,___

7 Фасады __ : ______ I

В Фрагмент бходо 1. Установка двери рГШ2 ‘, -9/0.75-6 ____
9 Фрагмент фасада 1.
10 План кровли. Спецификация к  фрагменту фасада 1.
11 Архитектурные узлы  А .Б.ВГ.
12 Схема расположения элементов фундаментов здания.
13 Схема расположения элементов фундаментов здания.

Узлы 1J2.
14 Схемы расположения колонн и ригелей.
15 Схемы расположения плит покрытия и перекрытия.
16 Тоже. У злы LIV.
17 То же. Узлы V~Vtt.
18 Схемы расположения стеновых панелей.
19 То же. Спецификация. Узел 1.
2 0 Схемы расположения отверстий и металлоконструкций в

Е' перекрытии.
<S

Iа
Удостоверяю. что проект соответствует дейстбующим нормам

| и пробилом\ а  эксплуатация сооружении с пожароопасным
характером проиэбодстба безопасно при соблюдении

1%
предусмотренных проектом мероприятий.

I Главный инженер проекта Г Л  Фомин

г г

Ведомость рабочих чертежей сснаонсго комплекта АС1 (продолжение)

Лист Наименование Примечание

21 Схемы расположения металлоконструкций в покрытии
и перекрытии.

2 2 Сечения 1-1„ 7 -7  к  схемам расположения металлоканструк-
ций и отверстий в  перекрытии.
Схема расположения каналов и приямков.

! 24 Тоже. Сечения 1 -U 4 -4 .
! 2 5 Схема расположения плит покрытия каналов и приямков.

2 6 Лестница Л-1.
2 7 Лестница Л -2.

2 8 Лестницы Л-1, Л -2. Узлы  А ; о ; б
2 9 Схема расположения металлоконструкций для транспар-

тиравки оборудования.

1

Привязан

млн

407-3-585.90-АС 1
Нпч. шпд. Раменский __
Ч. конто. Соток f*ftt ЗНУ 10(6) кВ  с  кабельным 

этажом
(ЗРИ 10-бх18-Ж 5-36-1-КЭ)

стадия лист листов
ГИП Фомин РП 1гиппщ

Шленода •Jhteta/-щф Общие данные 
(начала)

себза
• Ленинград

Формат А З
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

ГОСТ24698-81

Ссылочные документы 
Двери деревянные наружные для жилых 
и общественных зданий.

ГОСТ 948-84
Перемычки железобетонные для зданий 
с кирпичными стенами.

ГОСТ 4 2 4 8 -7 8 *
Доски асбестоцементные электро
технические дугостойкие.

ГОСТ 1839-80*
Трубы и муфты асбестоцементные 
для безнапорных трубопроводов.

1 .0 2 0 -1 /8 5  
ЬыП.1-1; 2 -5 ; 2 -7 ; 
2-15; 3-1; 5 -3 ; 6-1: 
7-1.

Конструкции каркаса межвидового 
применения для многоэтажных 
общественных здании, производствен
ных и вспомогательных 
зданий промышленных предприятий.

1.041.1-3 
Вып.1,6

Сборные железобетонные многопус
тотные плиты перекрытий многоэтаж
ных общественных зданий, производ
ственных и вспомогательных 
зданий промышленных предприятий.

1.030.1-1  
бып. 0-1; 0 -3 ; 1-1; 
1-2; 1-3; 2-1; 3-1; 
3 -3 ; 4-1.

Стены наружные из однослойных 
панелей для каркасных общественных 
зданий, производственных и вспомо
гательных зданий промышленных 
предприятий.

1 .4 1 5 -2
вып.1

Балки фундаментные железобетонные 
для наружных и внутренних стен 
производственных зманий промышлен
ных предприятий.

23

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов ( продолжение )

Обозначение Наименование Примечание

1.494 -  24 вып.1
Стаканы для крепления крышных 
вентиляторов и зонтов.

1.4362-22 вып.1
Двери металлические противопожарные 
для производственных зданий и 
сооружений.

2 .460  -  15 вып а  1

Типовые узлы покрытий промышленных 
зданий в местах установки крышных 
вентиляторов.

2 .4 6 0 -1 8  вып.1

Узлы покрытий одноэтажных произ
водственных зданий с рулонными 
кровлями и железобетонными плитами.

3206.1 -  2 .87  вып. 2
Сборные железобетонные каналы и  
тоннели из лотковых элементов.

3 .4 0 7 .1 -1 5 7 вып.1
Унифицированные железобетонные 
элементы подстанций 35  -  500кВ.

1.450.3-6 вып.0-1
Лестницы, площадкихтремянки и ог
раждения стальные производственных 
зданий промышленных предприятий.

ПриОяжт

Инал

407-3-585.90-АС1
НачмтЗ. Раменский ЗР У 10 (6) кВ с кабельным 

этажом
(ЗРУ 10-6Х18-ЖБ-36-1-КЭ)

стадия лисп листов
Нконта. Сашок <■<*>( РП 2ГИП Фомин te fff
ГИЛ сто. КоОалеО Общие данные 

(продолжение )
СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЪПРОеКТ 

г.ЛенинградHQ4JSP ШленаВа &ем/- ш /

Формат АЗ
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Ведомость ссыло-чых и прилагаемы у документе* (окончание)

Обозначение
.

Наименование Примечание

4 0 7 -3 -5 8 5 ,9 0  ACM
Прилагаемые докименты 

Строительные изделия. Альбом 3

4 0 7 -3 -5 8 5 .9 0  АС1ВМ Ведомость потребности б материалах. Альбом 5

Ведомость спецификаций

Лист Наименование Примечание

5 Спецификация элементов заполнения проемов.
спецификация перемычек.

8 Спецификация элементов к  фрагменту входа 1
Ю Спецификация к  фрагменту фасада 1
12 Спецификация к  схеме расположения фундаментов
14 Спецификация к  схемам расположения колонн и ригелей
15 Спецификация к  схемам расположения плит покрытия

и перекрытия
19 Спецификация к  схеме расположения стеновых

панелей
2 2 2 3 Спецификация к  схеме расположения металлоконструкций

в покрытии и перекрытии
2 7 Спецификация к  схемам расположения каналов и приямков
2 8 Спецификация элементов на лестницу Л-1
2 9 Спецификация элементов на лестницу Л -2
31 Спецификация к  схеме расположения металлоконструкций

<

Ведомость обьемод сборных бетонных и железобетонных конструкций 
по рабочим чертежам основного комплекта марки АС-  2 .

Nп/п Наименование группы 
элементов конструкции Код

3
Колл Приме

чание
1 Блоки фцндаментов 581100 9.654
2 Фцндаменты стаканного типа и башмаки 581200 9.6
3 Колонны 582100 12.4
4 Ригели и прогоны 582500 7.84
5 Перемычки 582800 0.15
6 Панели стеновые нарцжные 583100 53.22
7 Плиты покрытий 584100 12.63
8 Плиты перекрытий 584200 13.08
9 Архитектцоно-строительные элементы

зданий 589400 4.8
10 Констрцкции и детали инженерных

соорижений 585000 2.1
11 Балки фцндаментные 582400 4.08

Итого: 129.6

Материалы на изготовление сборных бетонных и железобетонных 
конструкций учтены б ведомости потребности в  материалах и 
отдельна не учитываются.

ПриВязан

ИнВЛ

4 0 7 - 3 - 5 8 5 . 9 0 - А  С 1

Начмтд. Раменский (СЕ «Г З Р У 10(6) кВ  с кабельным 
этажом

(ЗР У  Ю -6Х18-Ж Б-36-1-КЭ)

стадия лит листов
Нкантр. Сацок 6.0СЛ1 РП 3ГИП Фомин 6. ОС 91
ГИЛ ста. КоВалей t. 019» Общие данные 

(  продолжение )
ОЕвзАпзнЕРгатьпроЕкт

гЛенинградНачгр ШленаВо -Л* - i o i - 9

Формат AS
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25

Ведомость отделки помещений и экспликация по лоб м *

Наименование
или

номер помещения

Потолок
Стены или 

перегородки
Примеча-

ние

Полы

Плащ. Вид отделки Плащ. Вид отделки
Схема пола или 

номер узла  
по серии

Элементы пола и их толщина Площадь
полон*

Помещение
КР5П0(6)кВ 115.4

Затирка и
клеевая
окраска

% 5
Затирка стен 

клеевая окраска
—

Цементный пол марки 3 0 0  с 
хелеэнением  -  30мм  
Монолитный бетон класса В10-4СНМ  
Сборные железобетонные плиты 116.4

4 5
Штукатурка 

кирпичных стен 
клеевая окраска

у /2 Ж .

Кабельное
помещение 114JB

Затирка и  
известковая 

побелка

101
Затирка стен 

клеевая окраска
— р 7 7 Т 7 7

V ///S V ..

Цементный пал -  30мм  
Монолитный бетон класса В 10-40м м  
Уплат ненный щебнем грунт 114JB

6 8
Штукатурка кирпичнш  стен 

клеевая окраска

1. За условную отметку 0 .000, которая соответствует абсолютной 
отметке Г I , принят уровень пала кабельного помещения.
2. Данные о грунтах приведены на схеме расположения фундаментов 
здания.
3. Сейсмичность площадки строительства принята 6  баллов.
4. Нормативные нагрузки приняты следующие:

-  вес снегового покрова на 1м горизонтальной поверхности земли 
принят 0 .7 ; 1.0; 15 кПа (7 0 ,1 0 0 ,1 5 0  кг с /м г)соответственно
В; Ми IV снеговой район по СНиП 2 .01 .07-85

-  скоростной напор ветра на высоте 10м от поверхности земли 
принят 0 .4 8  кПа (  4 8  кг с /м 2)  no IVрайону.

5. Расчетная наружная температура воздуха самой холодной пятиднев
ки  минус 2 ( f  С; 3 d ' О 4(fC .
6. Степень огнестойкости здания -вторая.
7. Наружные ограждающие конструкции -  стеновые панели из ячеистого 
бетона.
8. Отмостка здания -  бетонная шириной 0 ,8  м  по щебёночной подготовке.
9. Наружная отделка фасадов здания - расшивка швов панелей, штукатурка 
кирпичных стен с расшивкой швов под панели.

Привязан

ИнвЛ

10.Кровельные панели из многопустотных плит по серии 1.041.1-2. 
ИКирпичные ст ены. цоколь и перегородки, доборные кирпичные участ ки 
наружных стен выполнять из обыкновенного глиняного кирпича марки 75  
на растворе марки 50.
12.Стальные элементы и поверхности закладных деталей окрасить 
масляной краской за  2  раза.
13Латериал стальных элементов -  сталь С 235 па Г 0С Т 27772-88 . 
14.3лектроды для сварных швов типа Э 42  Г 0 С Т 9 4 6 7 -7 5 .
15Лри эамоноличивании стыков в  зимнее время температура бетонной 
смеси должна быть не менее *5  С за  счет подогрева заполнителей.

Температура воды не должна превышать 2 0  С. песка 6 0  С. щебня 4 0  С  
цемент не подогревается.
16Ла листе А С 1-29 дан вариант устройства металлического пола в  
помещении КР910(6)кВ для транспортировки оборудования.

Нач. отй.
К  конто.
ГИЛ
ГИЛстр,
Н ангр

Раменский
Сашок
Фомин
Ковалев
Шленова

6019)60191 
05 3/

m jL
05 5/

407-3-585.90-АС1

З Р 9 10 (6) кВ с кабельным 
этажом

(ЗРЧ10-6х18-Ж Б-36-1-КЗ)
Общие данные 

(окончание)

Стадия Лист Листов

РП 4
СЕВЗАЛЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ 

Ленинград

Формат А З
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КОА. НА ЭТАЖ |
Него МАССА

e ju r 1\римечя
ни*1 1

1 Г О С Т  2̂638-«1 двегкои м о к  
AH tS-S 1 — 2

1 г о с т  г ч б з а  - я« дверной блок 
АН 1Ч-13в — 1 1

3 Г0С Т2« * И 8ц дверной моеАН и -to * — 1 1
Ч А С ( « Дверной, ело*AMn2H*9/A75*b 1 — 1
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поз. О в в з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е  j

КОА. НА ЭТАЖ |
Otero

Масса

ц к г
Пейте-
чянме1 2

1 Г О С Т  9Д8 -  8*1 100(3-1 8 3 И 2S 0.01 т *
2 Г О С Т  3*18- 8̂ 2002S-3 — 3 3 103 0. <H«r3

С м .  « м е с т е  е аяс«м м  а с  1-е ПРНвЯЭАИ

|ЙНв.Д* |— ~
*0 4  *3  -  5 8 $ .9 0  - А С  |

НАч.отд ррэденекий вЛ* З Р З !0( с ] е1 с ш ш н ы м э т м ш н  
( З Ш 1И И - Ж Г * 30-1- К Э |

ПЯ.(7!МИВ01ШСТ1.Я
Нконтр. едцмк t * »
ГНП Ф1МИН s g t~ {.««

ковпдев tot 91 О а а н м  н а  m m .  9.000 
н 3.100 СЕВЗАПЭНЕРГ0С£ТЬПР0ЕК1

Ленинград
iHAirp. 1шдемовА
1 -  1 ]

Фор м я т  АЗ
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Ф  А С А  &  k  -  \

ф рА Гм ент

и

Ф А  9 А Д. 5 - А 9 «  А  А *  Р

1. Ж А л ю з и и н и *  и ш с т к ц  tm .  м н т е х м ц ч т т )  ч м т ь  п т к т *  
г .  П?ц а л а а м  e m c H V i п «  о с и  „ ч *  з а л о ж и ш ь  л и т я л л в к в н -  

с т т ц и и  п о  ч е р т с ж я т  АС I  - 2 7 ;  2 в .

НАЧ.отх. F im tH U U u Ш Г
н .ш т р . CAUWA ;.(Я*5>
ГИПстр. ШААСО С OS’* V
нвчрр. шлемом > «к.»
инж . ь о т ь т 6.0?. 91

1

ПРИШЛИ

«И*.Х

« ,0 n -3 'S 8 S .3 0 -A C I

Д О  19(S) К$ с ш ш н и м  ЗТАЖОП 
(Д О 1 « -е * 1 8 -Ж 5 -3 6 -1 -К Э )

**» » **

ФАСАМИ

П

л и с т листов

С ЕВ зт н£Р гос£Тьпт кт
Ленинград

Формам  АЗ

.
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Ф Р Я Г К Ш  |

8.150 Ж 1

- д а
' ф »

©

Зят ш
п ш г и

М циеряльутя^ в и д

0S«Tb ДОСКОЙ’ 20*150 
е  Ш Х  MDP8H

1и . е ш т а м п  ЙС1-5;7;11

С пецииу к й ы д  ш к т е о  к ф гл гм ги п  ш и  1
29

5Л78

3.163

МВ?кА,
Ш . О гб з к я м е и и  г И 1 й М Ш И Н И е КОД. МАССЙ 

ГД, кг
Примс-
ЧАКИГ

1 Ш е  50x123 t -1910 г
2 ДОСКА 20*150 М 9 1 0 1
3 Н И ц г д в т  &0х<4 — 15.3 м
_ М И И Ш М А Я  ВАТА — 6.15м5

ВР-1 ГОСТ 8585-в г * Fp 100.30.18 50 8.12 0.05 м5
М-15 « 7 -5 -5 8 5 .9 0 - К .  И-И МАРКА М-15 4 13.3
М-14 -18 Марка м -24 1.0 б.бм
ПНЗМЗО ГвСТ 5088 -78 * п е т  п й з - 138 г -

Я-5 Шб-Ьгг.гдмояо Стборкя 1 52.1
М ЙОТ-3-585.96 -J0.H-I9 Рй м Я Р-4 1 56.0

У с т а н ов к а  & в е ри
1 ДМП 21x5/0,75-6

a L

«в

■=̂ *Т̂ Г

П-5

- l a  J P L L

.Д -r-Q

х ш м н ь н ь м .

нШ тГ
Н.ШТР. 
Ш  СТР-
А п гр. 
tt«w.

ромгнегои
Ц ® к
гевяягв
Ш Т ч т
SQPOSbggfl

2 Ж "
v^4- —
€»ър-

. If.!/
6. Qf-fi

м т т

ЙИВ.Н

487-3-585.90 - Ш

ЗРу и Юкв е и в т и и м т и в м р в ш
6М 11-5*18-ю 5-35-1-кЭ )
ФРЯГМГНТ ВШЯ 1
УетАМОШ ДВ?РиДПЛ2/*5/а75-6

rn
Д«ст Днстн

СЕВЗЯПЗКВРГОСПЬПРОекТ
ДГИВПГГРЯ!

Ф о р м а т  Jtf

a p /f/S -p *
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П л ft и к  р о с л ц
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Ь_________________________________

Со
Сл1 2 
5| =1

SOGO

18000

©

а - а
с и я - i

г <оо „ю о  лоо  <оо

фООО

X Z Z Z Z Z ^ y y //J A

C ( u v ^ , , r * ‘A u a  к  г р А т е ц п о  ф а с а д а  \

Марк а , 
№ . ОШНАЧение Наименование КСА. Масса

ед.кг.
П?ИМ1-
Ч А К И в

М етА Л Л ш н стр зкц и и
м - п 40fl - 3 -585.90 -ЛС.И -  i4 М а р к а  « - и 1 22.S
М-18 -  Ш М а р к а  м -18 \ 22.S

М-19 -  IS МАРКА М-13 2 2.3
М- 20 -  8 М а р к а  м -20 к 121

М- 21 Иголок 90*S6*6 rocTisio-«6 к 9*. СМ40О

М-22 т - п М а р к а  м -22 I 30.3

М-23 Уголок 30*56^6 Г2СШ /0-36 1 1 4 £*2100

С п е ц и ф и к а ц и я  д а н i  н д  i  ф р а г м е н т  ф а с а д а  1

См. вместл с листом ЛС1-6;3
ПРИвЯЗАН

мне. Л"

WI-3 -58S.30-AC1

/3
Нач отя.Итнскии ЬК* 3P9I0($JkI в шткыт зтяжот 

(ЗР5ИО-6М8-Ж0-36-| - КЗ)
ещААня лист листов

Нлонтр CAUHJK 6Kt РП 10PWllcmp.Косаftев . w r
НАЧ-fP. ШЛвНОвЯ -JSafju/5-Cf. ?! План кровли.

СПСЦИФиКАЦИЯ КфРАГМвНТ* 
ФАСАДА \.

СёШПЖРГОСЕТЬПРОЕКТ
Ленинград

Фо р а м ш  а з





т
. я

 п
од

л. 
I п

ом
. м

 м
тй

 
[б

жГ
йм

Тй
г

Ф о гм и т  из
--- sr->S/y л/



jW
H.

jf м
цл

. \
 ц

щ
. 

ц 
м

тл
 

jm
m

.u
aT

*

± L

/

’ «® *150 9*1 X

/ 1 \ - 2 Л 7 0 / Т т \
/ V
, ISO , 7S0

I 7. 150*" 1" J . ISO J > 4

®

И я -  я S — 5

3 *

1. Согласно технического о т ч е т *  по инженерно - геоло
гическим изысканиям основанием здания являются  
т е к и  мелкозернисты е се следующими нормативными  
прочностны м и и двФОРмяциокныти характеристиками-.  

У н =0Л9рвЗ( j  * Г8Т/м *  ■» C s 2k R<l (Q.Q2 к г е /с м * ) ;  Е М М м Я а  
(ISO к г е / елог ). Грунтовые воды о т с у т с т в у ю т .

I. Нормативная гауб« ия сезонного промерзания 2Т0ст.
3. По вегху фундаментных балок ц Блоков выполнит* 
цементно- песчаную гидроизоляцию толщиной SOmm 
tat т и к а  w%  t  у п ло тн я ю щ е й  довавкой ( ц е г е з и т ,  
а л ю м и н а т  н а т р и я ,  Б и тум н ы е м а с т и к и ).

V  П о д  п о д о ш б о н  Ф у н д а м е н т е *  в ы п о л н и т *  п е с ч а н у ю  
п о д г о т о в к у  т о л щ и н о й  10 с м .

S. ОвРатную зясыпку пазух  котлованов производит* 
слоями IS* 20 era с тщ а те л ь н ы м  послойным уплотне
нием, исключающим просадку грун т*, 
д. Ф у н д а м е н тн ы е  валки уклядывят* ня Б е то н е  
м асса & Ю.
у. блоки Фб укляды ват*  на Бетоне класса 6<!.s 
8. ш п и ч н ы и  цокоя* то лщ и н о й  380 мм уклядыват* 
на Фундаментные Балки 61.

а>
7I

* |

J 1

9*1

а  у  \
W /t 750 1 750 1 зЛ\  fijoo j

FI Фв1 ФБ2
фрг Т щ

1 Фве
< т

дао 6000 5|

®

Гнаронзоляция

Нйчвтад. Роменский ( К ) !
Н.контг. Слцтк ( е л *
РИПстр. Повалев „ * • < * *
НЛЧ.ГР- ШЛСНОбЛ о с$

привязан

HHI.JT

*0<1- 3-585.90-ЛС1

ЗРУ Ю($) к !  с ш е л ь н м т  зтлжот 
(ЗР31в-6Ы 1-Ж Б-ЗБ*1-КЗ)

стадия

Схсмя расположения элемен
тов  ф ундянентоя зд а н и я  

у зл ы  I...2. _____

РЯ
лист

(3
листов

СЕШПЗНЕРГОСЕТЪПРЯт 
Ленинград

ФвгтлтДЗ
а р /Р /Р -Р А
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бвоцткяция к шмям ряшлошгш мои и и риггяой

k s i

к-t j m  J£ U

МАРКА,
пел. О«05ЯШШ AlHMtHB tRAHf ш. мшп. ИГ я*име-MRMKf
И A07-3-5S1 Э0-ДС«-2 Шош ?Ш Ш-2.1-1 4 3830 1.55 м»
к-i -  3 foJJVtrJ 13fJ4.AM.1- Г г 3880 1.55 м»
к-з -  4 шиш мъш-и-ъ г 3880 Шмз"

м 1ш -1/зз да. з-f Ригт РШ.5в-70*Т* 4 1550 1.01м»
м 1010-1/83 8)10. 3-1 Рягель Р0П4.55-И' 4 2350 им
м 3-А07.1 *157 5МП.1 Стояка Ш51-39 4 575 0.23 м3

*м. «месте е д.лемг
ПГШЗЯИ

т .й

407-3-585.90-ДН

ЗМ10Г6)М С КШЛЫШМ зтшом
/> М 1 И « 1 8 - я я - з я - |с з /

ЕИ»УШ§1П1Л1ЙПНТМ

« И М И  РЛ&ПОЛвМгяня моич м рнгялгй
РП 1 14 I

«ИЛПЗКЕРГОСЕТЬПРОШ
Л г ш г м г

♦ifмят W
ар т Ж гя*



С-у»

£
О

С и м а  m  п о л о ж е н а *  п л и т  ш и т ь я п ц я

, 1

R S
Т Т
~П5

1 _ »  ' 1 nt N У  os |
! _ « -  !

! 1 
1 П  i I! пг \

}— 1”  , I 1 пг I Г *8* 1I1 пг 1
1 ns 1 ! ni lC Z Z 1

гг, а

18000

©
С и м  распо л о ж е ни я  м ш п  я о к г ы т ц я

,__ | J L  _н

©

Ф

‘S,• r ч р г  11 0\ ^У / о\ *
1 1 w 1! “ j1® « !I f пз !1 ПЗ Щ  яз !
83 1 1‘ а* \[ Я1 j \ Я1 i

W Ьт(IOOO
\ IШ'И

©  ©  ©  Ф
1 - 1

£
5

€
%
а*

■

ИЗ аз at
0 0 0 0 0 6 | b 0 0 0 0 0 0 i 0 0 0 0 0 Q 0 | 0 0 Q 0 0 Q 0 T ?

■ 'ч*..4- 1500 1500 1S00

ос т  01 __ в*
л л л л д р я  , Т7Ж 7Х----------- Л /Л б о о о о о п к

>500 1500 (500 >500

6000

г а з а .

3 030

3 5

С аы до тищ ия  к  схемам расположения п л и т  покры тия  и перекры тия .

MntM,
М3. 8«13НЯЧе*ие Наименование Кол. масса

СД.КГ.
Агаме-
чапис

Плиты п о кр ы ти я
П1 1.ОМ.1 - 3  tw n .t ПРИСТСННЯЯ flKS6.(S-e*3T-2 6 1639 Ю 5т»
аз 1.СНМ -3  own. 1 РЯДОСЯЯ QKSS.tS-IAiyT 5 2600 ЮЧт»
яч 4 0 « H -S IS .3 0 -A U M мде*ля nHS6.is-6AdT-a f 2050 Ш м *

Плиты п ерекры ти я

П6 Ш 1 . 1 Ч  »ып.1 яристеннлл пк?б.1?чгл$м 6 Ш 1 /.!$*»

яг 1 .8 4 U -3  1ЫП. 6 РЯДОМ* ПРС56.!5-16Л^Т 6 2031 Ш т *
as 3.006. t ш т а  flfs ^ -o 3 410 «.Им*

Стлали для алии них |е н т и л л т « р о <
с ч «.чач-и м ш . i Ш Л - 1 1 250 Ф.Пт*

• М а т е р и а л ы
И т о н  кл а сс а  8 25 16м»

С м .  « т е с т е  е  д и е т а м и  А С Н 6; Ю ; м .

HHI.JT

W - 5-  S I5. S 6- Л И

ЗПЮ (6)к| скабсмммм этажом 
(З И И 0 -в * (8 -ж 6 -3 6 -1 -кэ )

Л'.ТТТтГ11Л|л ^ иШ'.и7Л 1 И

С и м ы  расположения плит 
покрытия и перекры тия.

т ts

т з м ж р т о с е п л р о т

д о г м а т  КЗ
ар/Р /2Г-Я Х
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Спецификация к схемам расположения плит покрытия и перекрытия.

м а р к а ,
поз. О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Нол. П рим е

чани еед кг .

М е т а л л о к о н с т р у к ц и и
м с - i П олоса 6 *3 0  го с т /о з -? б  0

f  * ISO и a  as
м с -г 407-3-SSS. 9 0 -ПС. U -  21 М а р к а  М С -2 4 1 6
м с - з -  го М а р к а  м с -З 24 3.7
М С -4 -  г г М а р к а  м с -4 - гг r.S

М С ’ в П о л о са б *з о  г о с т  г о з -7 6 0 #

б *  гео в t o
М С -6 д с .и -г з М а р к а  М С -6 г з г г
м с - /г Ф г г я 1 -г о с т 5 7 в 1 -в г  *

б *  6 4 0 в 1 3

М С -Г 7 Ф /6Я 1-ГО С Т 5 7 в  1 -в г  *

£ •3 5 0 в a s s

К Р -1 Н с .и -г з П а р н а с  Д Р - / 24 /3 4

1 ф б /п -  ГО С Т 5 7  в  t  - в г *
б * г а а в о 0 .0 4

м с -г в г .о г о -//в з . 7 - /  в о и зд ел и е  соединительное 24 з .г

С м . В м е с т е  с  л а с т а м и  f lC - t  - /S ; /6 ;  г о

П ривязан

Онв. JV5

W ’ 3  S B S .S O - д С /

/ О
Нач.отд Роменоак bars З Р в ю (б /н в  с  надельным угомон

(зр зю -б */ е -ж б -зб ~  r - к э )

Стадии лист Листов
Н. конто С ац кЖ ioc$t Р П /7ГИПСТО. К о в ал ев f-rr *
Нач. г р . Ш лсмова i.a * Схемы  р а сп о л о ж ен и я  плит  

покры т ия а  п е р екр ы т и я . 
У зл ы  Y ...Y II

СЕВЗАПЭНВГОСЕТЬПРОШ
Л е н и н гр а д

Коп. С еч ен ова Ф о р м а т ><3
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г
Спецификация к  схеме располож ения стеновы х панелей.

«VI

4 М а р к а ,
поз. Обозначение Наименование Кол. Масса

ед. кг.
Приме
ч а н и е

л е г 1030.14 бып.о-з, г - г псво. гг. г о -  г. я -з / 16 1400 1 4 2 м З

л е г 1.030.14 бып.о-з:  i - i ЛСбО 1 9 .2 .0 -3 . Я -31 10 ггоо 2. 13м*

ле з /.азо.1- г  бып. о - з ; / - / п сбо./г.г.о -гя -зб г 1400 1.42м З

л с 4 г  озо. t - г  бып. о -з; /-/ ос зо. 16. г .о -б я -s e г 1/00 1 .0 6 м 3

лев г. озо. /-1 вып. о -з ;  /-/ гос /г is. г о - я -S3 1 4 0 0 0. 42л*3
лее г. озо.1-1 6ып.о-з; л / гоев. 16 г о  -я -б о г гоо 0. 2/м*

ПС7 То зо /- / бып. 0-3; 1-1 з л ш . 1во. г о - я 8 гоо 0. 2м*
пев г.озо. 1-1 бып. о -з ; 1-1 3 П С 41.12 0.2 .0  - Я 12 150 0,15мг*

П Н - 1 юзо.1-1 бып. г -1 ПК 30. 10 - Т 8 700 0.28м*

п к -г 1.030.1-1 бып. г - г 1ПК39.10-T-J 4 800 о з гм з

п к -3 1.030.1-1 бып. г - г г л к з э .ю -т .г 4 8 0 0 о.згмз

М е таллокон сггю ика ии.

X К030./-1.4 -7 -  гго Элем ент крепления С-3 ъг 0.4

МС-1 1.030.1-1.4-1 - 670 U3dejue соединительное i s а гб

м с - г 70.6.000.00 С/зделие соединительное зг 0.28

МС-17 1.030.1-14-1 -з го 1 я [ * го 0.41 ,

м с-гз 7S.75.6. Ово. ISO ----------- изделие соединительно * 4 1.03

МС-5 360.10.070.360 изделие соединительное 8 ю.г

1
I

мс-го 40.9.060.130 изделие соединительное 8 0.38

МС-27 40.8. ОБО. ПО изделие соединительна 8 а гв

19 1030.1-1.3-0-314- £иСТ8*д0*К0 ГОСТ16603-74* 10 0.7

S
л

1

M K-J УГ0ЛСК30х36*6Г0СТ8510-86

б-бооо 4 40.2

м к -г Уголок30*56*6 ГОСТ6310-86

€-3000 4 20.1

I
1 ■

321

См. В м ест е с  л и с т о м  Л С 1 -7 8

Нач.отд
Н. к о н тр .
ГИПстр.
Нау, г  О

Ропенскт:
Ссгцнзк
Ковалев
Ш лснова ш .

&

*.<£31

6#*

Прибязам

*I т — ■—-

Ш-3-565.Э0-ЯС1

ЗР8Ю(6)кВ с кабельным эгажзл 
(ЗРую-е* !9->нб-36 -  /  -  к з )

г т т а п  Р?ГЛ ',7-?. а

Схемы расположения стеновых 
панелей. Спецификация. Наел 1

Коп. семе/юва

Р Л 1 * 1
С£ЗЗАЛЭН£РГ0С£7ЪЛР0£К7 

Ленинград

<рормш» А З
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Спецификация к  с х е м а м  р а сп о л о ж е н и я  м е т а л л о к о н с т р у к ц и и .

Марка.
поз.

О б о з н а ч е н и е / /а  и м е н о в а н и е ЯОл. масео
ед.вг.

Приме
оание

М -1 О/веллерЮ  ГОСТ 8848- 89
С * tooo - 8.6 88 .5н

М -1 Лист  6 -  ГОСТ /99 03 -74*
S  •  /г о * п о г в 0 .7

м - з 4 0 7 -3 -5 8 5 . Э О -А С .И -6 М а р н а  м -з г 8 .8
М -4 - -7 М а р н а  м - 4 гг 1 3
М -5 Уголок 5 0 *5 0 *5  г о с т

8 5 0 9 -8 6  С * /ООО - 3 .8 80 .0  м
М -6 ш веллер гг-го с т  вгьо-к

в*гооо - /0 .4 36.8 м
М - 8 А С .И -Ю М а р н а  м -в 87 4 .5

Г Р - / ГО С Т /8 3 3 - во Ясйестоцементные^7^ЬЫ М

М а р н у  м -3  и сп о л ь зо в ат ь  м а к  РЫ М г р у зо п о д ъ е м н о с т ь ю  
до  5 0 0 к г .

С м . в м е с т е  с  л и с т а м и  P C I -  2 0 ; £ 8 ,' 23.

Hav.qmd
И. к о н тр .
Г/fftc n p ,
Шч.гр. 1Ше>

Роменски
С ацнж

Л кг.

Привязан

' йнв. JV9

4 0 7 - 3 - 5 8 5 . 3 0  -  А С ]

ЗРУ IOCs Jk B  с  кабельным этажа*. йтавл Лает 
СЗРУ ГО -6  к 7 8 -Ж 6 -3 6 -Г-К Э)\ p/J Zf

Оенырасположения метаемо 
конструкций в покрытии 
и перекры тии.

Листов

СШАПЭНЕРГОсеТЬПРОЕКГ 
Ленинград

Коп. сененова •Рормагг? AS

©

Схем а р а сп оло ж е н а  я м е та л л о к о н с тр у к ц и и
£  п е р е к р ы ти и _________д ля ___ осбесцения.

<*>■

*

©

©

С х е м а  р а с п о ло ж е н и я  м е т а л л о к о н с т р ц к и и д  
6  п о к р ы т и и ______________  для освещ ения.

н kL it.
r ------------------» 1-------------------- I f

|  1 ' Ч " 3 f i
1 > 2000 i

ч 1 ^ - г  ' 1 t r J  r  i 1 f

а
i ? r - 2  |l 1 \ J — i ______________ 1

V  M -4
soon 6000

toooo

© © ©
С хем а р а сп о ло ж е н и я  м е та л л о к о н с тр у к ц и и  
в  перекры тии д ля  раскладки к а б е л я .
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#. Вместе- с  листом В С /-2 6

ЛриВязан

инк. Jf;

W -3 -585.30 -Д С !
s\

Ноч.отд. Ропеноал ил/ frtt.fi

iI1 Стадия лист Листов
Н. КОНТР. сацк>к < & * / *of.> СЗРВ Ю-6* /в-W6-3S - / -  КЭ) РП г зГНПстр Ковалев ►ся»
Нач. гр. Шленова JZh - frOf.H Схема располож ения 

каналоб о приямкоё. СВШЛЗНЕРГОСЕТЬЛРОЕЮ
Ленинград1/нж. Воробьева ь*г-

Коп. СемемоВа ф орм ат АЗ

сл>
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300

- Q.SOC
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Ф 6С

б ~ б J ______________ ^ _______ z \  лт .4Г"\S U ХЭ/л

гг

1$%
6000 1 220

[ ш
1

'Я.'ЗОь ш  1
\
• „Л Г  f  ------- f

1
1 - *

m —
1
1

, 300
ЧУ ГР-J 

г/оо , 300

Л*Я?

Привязан

инв. Же

W 7 - 3 -5 d 5 .$ 0 - A C l

Ноч.отд. Раменские Ч / ^ *.3\9l ЗРЗЮ(б)кЗ с кабельны м  огамом  
(З р ую -б хтв -ж в  -3 6 -Г -Ю )

Стада* Л и с т  | Листов
Н КОНТР. Сацюк РП 2 41Й

Ковалев '.ft1. in
Нач.гр. Шленова Jk+t - yV 3i Схем а расположения каналов 

и при нм ков. Сечение /V* 4--4-
ССВЗАПЭНСРГССЕТЬПРОЕКТ

Ленинград
Hon. Семеново формат АЗ

мм*
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47
Спецификация элементаб на лестницу Л -1

Март
поз. Обозначение Наименование Кол

Масса
едоке.

Примеча
ние

1 4С17-5-585.90-АС14-18 РамаР-1 1 215,5
2 1 4 5 0 .3 -6 .3 2 .0 .0 2 .0 Площадка П ГВ -24.9 2 112,08
3 1.450.3-5 .3 1.1.02.0 Лестница Л ГВ 45-30 .9 1 182,31
4 _ 1.450.3-5 .3 6 .0 .0 .0 .0 Стойка СБПГ ? 5 .6 6

_ 5 М Б О З т б З ^-А Л Л Ь О б ^ Поаичень ЭППГ-24 1 8 ,9 7
5 1.450.3-6 .3 4 .0 .0 .2 -0 6 Стрцно ЗСПГ-2 4 1 2 ,7
7 1.450 .3 -5 .3 4 .0 .0 3 -0 6 Бордюр ЗБПГ-2 4 1 10,4
8 1.450.3-6 .3 6.0 .7 .0 .0 Стойка СТЛГ 6 5,14
9___ 1.450.3-6 .3 5.1.0.0.0.-01 Стойка СЛГ45л 4 7 ,7 7
10 1.450.3-6 .3 4.0.0.1 Элемент пооичня

ЗП Л Г45-30 2 15,87
11 1.450 .3 -5 .3 4 .0 .0 2 Элемент ст руны.

ЗСЛГ4 5 -3 0 2 4 ,72
12 1 4 5 0 .3 -6 .3 8 .0 .0 .0 .0 3 Добор струны у  ело бой

Д С 9Г-45 2 0,24
13 1.450.3-5 .3 8Л .0.0 .0 .1 Добор поручня цглобой

Д П 9Г-45 4 0 ,9
14 1.450 .3 -6 .3 4.0.0.1-01 Поручень ЭППГ-9 3 з з
15 1 .4 5 0 .3 -5 3 4 .0 .0 2 -0 1 Струна ЗСПГ-9 3 0 ,9 9
16 1 4 5 0 3 -6 3 4 .0 .0 3 -0 1 Бордюр ЗБПГ-9 3 3 ,8

БолтМ12 16

См. бместе с  листом А С  1-28

ПриОязан

ИнбЛ

407-3-585.90-АС 1
Начмтд. Раменский ~ Ш л \ f v r j/ ЗРИ Ю(6Мб с кабельным эта. Стадия Лист Листай
Нхонтр. Сацюк C++* <.eT.fl хам

РП 2 6ГИПстр. Койалед f.eT.ft (ЗРН10-6х18-ХБ-35-1-КЭ)
Ноч.го. Шленойа е м .*

Лестница Л*1 ГСВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ
Ленинград

И  и х .1 к  от. |1

<М .1'

Формат А З
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Спецификация злементоб на лестницу Л -2
Марка,

паз. Обозначение Наименобание Кал
Масса
едисг.

Примеча
ние

1 4 0 7 -3 -5 8 5 .9 0 -А С Л - 18 Рама Р -2 1 86,15
2 1 .4 5 0 3 -6 .3  2 .0 .0 2 .0 Площадка П ГЗ-15.7 2 58,94
3 1 .4 5 0 3 -6 3  1.1.02.0 Лестница Л ГВ 45 -30 .7 1 166,15
4 1 .4 5 0 3 -6 3  6 2 .0 .0 .0 Стойка С5ПГ 2 5 ,66
5 1 .4 5 0 .3 -6 3  4 .0 .0 .1 -03 Поручень ЗППГ-15 1 5 3 8
6 1 .4 5 0 .3 -6 3  4 .0 .0 2 -0 3 Струна ЗСПГ-15 1 1.66
7 1 .4 5 0 3 -6 3  4 .0 .0 3 -0 3 Бордюр ЗБПГ-15 1 6 ,4 8
6 1 .4 5 0 3 -6 3  6 .0 .7 .0 .0 Стойка СТПГ 6 5,14
9 1.450.3-6 .3  5.1.0.0.0-01 Стайка С ЛГ45л 4 7 .77
10 1 .4 5 0 3 -6 3  4.0.0.1 Элемент поаичня

ЗП Л Г45-30 2 15.87
11 1 .4 5 0 .3 -6 3  4 .0 2 2 Элемент струны

Э С Л Г45-30 2 4 .7 2
12 1 .4 5 0 3 -6 3  8 .0 .0 .0 .0 3 Л  о бор струны углобой

Л С 9Г-45 2 0 ? 4
13 1 .4 5 0 3 -6 3  8 2 2 .0 2 .1 Добор поручня углобой

Д П Н Г-45 2 0 .9
14 1 .4 5 0 3 -6 3  4 2 2 .1 Пооичень ЗППГ-7 3 2 3 6
15 1 .4 5 0 3 -6 3  4 2 2 2 Струна ЗС П Г-7 3 0 .7 6
16 1 4 5 0 3 -6 3  4 2 2 3 Баодюо ЭБПГ-7 3 2 ,9 6
17 4 0 7 -3 -5 8 5 .9 0 -А  С Л -2 5 Марка МЛ-1 2 11.4
18 ГОСТ 85 1 0 -8 6 Уголок 9 0 x56x6  L -2 0 3 0 2 13,6
19 4 0 7 -3 -5 8 5 .9 0 -А  С Л -25 Марка М Л-4 2 5 .9
2 0 -2 7 Марка М Л -5 2 3.4

Болт М12 12

Нтотд.
Hjcomp.
ГИПстр.

РоненскиО
Сацюк
КаЪалей

. C *rj/
, с*г.и

Нач.гр.
Инж. {кат. К о тък о CoT.fi

407-3-585.90-АС1

ЗРУ Ю(Бкй с  надельным этажам 
(ЗРУЮ -Бх18-Ж Б-ЗБ-2-КЗ)

Стадия Лиса Листай

РП 2 7

Лестница Л -2
СЕВЗАПЗНЕРГОСЕТЬПРОСКТ’

Ленинград

Формат А З
Cf>t'0 & -0 Я
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£ стВ. $17 по месту

См. Вместе с  листом А С  1 -2 6 ,2 7

Лестницы Л -1 , Л -2  Выполнены по серии 1 .4 5 0 3 -6  В ы п.0-1.2 . 
Узлы  11Ц 7, V, Виды Л , К , сечения Г -Г , И -И  смотри Выпуск 0 -1  
для конст рукций и з горячекат онны х профилей.

Начмтд. Раменский £егн
Нжонтр Саиюк (ОСИ
ГИЛ m ix Ковалев (0(9/ .
Наяго. ШленоВа ■ЛМА*/ ( f f t f
Инх.1кат Колинько

Привязан

ИнвЛ

407-5-585.90-АС1
ЗРУ Ю(Б)кО с кабельным этажом 

(ЗРУ10-6х18-ХБ-Зб-1-КЭ)

Стадия Лист Листов

РП 28

Лестницы Л-1 Л -2  
Узлы А . Б. В.

СЕВЗАПЗНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ
Ленинград

Ф ормат А З
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С п ец и ф и кац и я  Н  с х е м е  р а с п о л о ж е н и я  м е т а л л  о .к о н с т р у х щ /ц .

М арка.
пор . О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н а е КОЯ. Примечаниеed  к г '

М -3 5 4 0 7  - J -  5 6 5  SO -  АС. И-ЗЬ М а р н а  М -  3 5 — 54. О м
М - 3 6 J o  cm  6  ГОСТ /5 3 0 3 -7 6 *

S  -  455*3000 6 7 0 .0

Устройство чистых полов см. лист ACT- 4

Привязан

Цнб. ЗГ9
-

W l - 3  ~ S B 5 .3 0 -  A C 1

S*7
Ная.отд. POMCHCKUl Up# ЗРУЮ (6)к£с /сабельным зтамол 

(ЗРУ№б*Св-МБ~36-2  -К З )

\4и?4Ж ШИЧЗ,Л ЩР'АЯ-Я
И. конге. Сацнгк <5/жЬ р п  гя *I I Поболев i.c;v
Нач. /У». Шлемова \ frt  - css я Схема распал о мнения метал

локонструкций йяя транслор  
тировки оборудования.

С£ВЗАПЭН£РГ0С£ТЬЛР0£Ю

Кол Семенова Формат ЛЗ

e p /S S /f-P J



\Р‘бШ
Укрд\рш

ор n Ьт
/роц\ OpouHAim

бед ом ост & рабочих чертеИсей основного комплекта марки5№

Лист Н а и м е н о в а н и е Примечание

ЗР У  1(7 /iJ jcB c кабельным этаЖомВзрУЮ'6х1&-Ж$-3£‘/-кэ )
ж . О бщ ие данны е

$ ВЬсстано&ашпзсроВКРУ на ток 1ВСОЛ. План, разрезы В ‘A  S S
к С пециф икация к  лист а Э П б-3
S (ЬсстаноВкашкаераВКрУнаток31БПЯ. П лонра$рем /А -Ц Б-£
€ С пец иф икац ия к  лист у Э П 2-5
7 О свещ ение. П ланы .
8 Ведомость излаВистаноВки электрического обооиЗп/ания
9

1в«j

li111J

10 длект рическое от опление и  Вентиляция
Л ___ Ж и о н а л  силоВ ы х к а б е л е й

/ г Уст аноВка шкаслоВ КРУ серии км - 1Ф  к м - 1м
13 Уст аноВ ка п р о хо д н ы х изолят оооВ

Л — %4а111

15 j1S3

|J

ШШ& с ипУ-10 заВ одскаго изготовления
16 ЙзсстаноВкаюб&шых^онструкций В кабельном зтаЖе

План, разрезы Я -А  Б-S
17 1 lif 1 1 I 1 ! I

Йязрез В -8 .
18 Схема размещения датчикоВ поЖарнпи сигналила*ц,ш.

J 9 __ РазВодка кабелей Ю к£
го Конструкция для крепления шкаташинного ВВада и шиннойперемычки
e i Схемы заполнения шкаоооВ КРУ

Удостоверяю, то проект соатВетшбует действующим нормам 
и праВилам, а зтплуатация сооружений с пожароопасном характером производства безопасно лри соблюдении 
предусмотренных проектом пероприлтий.

Главный инокенер проекта /tg^ —  гд . (Ромин 
ГлаВный инженер проекта 
приВязыёающеи организации

51

Ведомост ь ссы лочны х и  п р и л агаем ы х докум ент ов

О б о зн ач ен и е Н аим енование Примечание
Прилагаем ы е б аки  м ен  т ы

эп г.со С п ец и ф и кац и я  оборудования Альбом к

С сы лочны е д о кум ен т ы
SA07-н г .и зоом к Щиток ЯОУ на стенемонтиясныи чертеж
8А07-пг.1.збо nk Ящик АТП н а  стене-МонтаЖный черте*
SA07-9! УстаноВка сВетитникоВс разрядными

пампами Высокого давления и  лампами
накаливания ВпроизбздапВенныхпаття.

5,А  07-111 УстаноВка комплектов из дВчхящикоВ
с рубильниками и предохранителями,
Кнопок ОКБ, 1?КУ-/5и абтоматоВЯП-SOB

5Л07-97 УстаноВка одиночных колобок КЗНЯЗНЛ,
ккс и ккя  с за  Ж имами

SA 07-83 УстаноВка Выключателей и  штепсель
н и х  розеток

ЛрйЩан *

имён

4 0 7 - 3 - 5 й 5 . 9 0 - З П 2
Чач.отд- Йзменскай ш х р ОШ
Н.контр. ЛопоносоВа 0W ЗРУ Ю(б)к%с кабельнымзтсШк 

{1РУ1П*1$-ЖВ-ЗВ- 1-КЭ)
Стадо* Ласт ЯистоВrun ЯР он и я ОШ РП / г /Гл.спсц. Лурье . Щ Г №*

Нач.гр• Карп об r}U~ 0431 Общие данные. {Начало] СЕШПЗНЕРШСШРОЕКГ 
Ленинград.'Ых.пш*ЛыКосоВа УШКАР/ ониJ

аиа/Р/Я-РХ
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Общие указания
6 состой дойного комплекта Включены чертежи дВих Вариантой ноппоно- 

Зон ЗРУ {0(B) кВ с применением шкофзВ ИРУ серий И П '1П иИ П Ч ф , изготовле
ния заводов Пинзлентротехлрома СССР (но тони 1500 и3150Л)

Здсние рассчитано но устано8ку д(ух секций РУ 10 н&, с общим количест- 
Son шка<ро8 36 штук, В morj числе шнофоВ отходящих мебельных линий-26 
штук В ЗРУ но ток 1600 Л и 34 и 24 штуки ттВетстВеннв S ЗРУ на ток 3150Д.

Общие указания к чертежам устанобки шкасроб КРУ:
I  Чертежи разработаны но осноВании информационных материалов 6JIUE 

674 512.001 ТБ “УстройстВа комплектные распределительные серии ИП -Up" 
(Ю'Зопорожтрансфорпстор" 138В г и технических услоВий ТУ 16-91.
Ц5ИЛ 670522. 065 ТУ "УстройстВа комплектные распределительные ИПЧП" 
ПО *Умрэлетрооптрат*, 1931г.

& Заземление оборудаВония осуществляется ttymen присоединения к закладным 
шВеляграп под шкафы ИРУ и обрапленилп проепоВ стальной полосой сечениеп 
30x4 л п * с последующим присоединением этих элементов 8 трех пестах к 
общему контуру заземления.

3. Цифры на плане и В графе "примечание "соотВетсмВуют принятой нумерации 
ШКОфоВнРУ.

4. ИоличгетВо шкафоВ ИРУ,отпеченное * ,уточняется при конкретном проекта- 
роВании. Привязан

т ш
—

4 D 7 - 3 - 5 B 5 . 3 D - 3 n 2 -
Цвчтд. Рвненсхий Ш91
Нконтв. Оопонособо dueoi/-> 0W ЗРУ 10(б)к5с кабельным зтж& 

0РУ 10-6*18-ЖБ -36-1-КЗ)run Фомин 0491
рп г/л. смей. Лурье 0 Ч.$1

Шире данные (окончание) сштнЕРгостпрот
JfHUHPDOfl

Котр. Формат ЯЗ у





5 *1

Парка
поз. Обозначение НаипеноВоние Пол. Пасса

ед.кг
Приме
чание

4 ШкарИРУЧО овода с
Выключателем но ток
т о я г С И 445.243

г Шкаф ИРУ40  секцио-
h u p o Bq h u a  с  Выключа-
menen но т а к  /000Я 4 СП 204

3 Шксир КРУ-40 секцио-
нироВания с разъеди-
нянтипн контакта-
пи на ток 1000 Я 4 С П 404

А Ш кав иру ч о  с ш ин- 409.440
ныпи аппарата пи А* о гот .т

5 Шкаф ИРУ40 для пи-
тания трансферта-
м ора СН г и 443.24$

5 Шкаф ИРУ 4 0  отхо*
дящих кабельных
линий ге* [ = □

7 шшвз Шкаф шинного ВВода
Ш Ь к  ближнет ряду
на мои 1600л г о U - ш

8 ШШП2 Шкаф шинной пере-
пычни 10 кВ на токЮ Ш г о L t-m o

3 ШВ 1 Шкаф вставки 2 * □ L i * 750
40 Омдельно стоящ ий

релейный шкаф А * о

Порка.
поз. Обозначение НацпеноВаниг Иол Пасса 

ей кг ц

И ЭП2-1Ь.4У,15 Доска проходная с
изоляторами Ufl □  -
□ / □ - C D  я ш 2 котя.

12 9 п г -2 0 Конструкция для
крепления ШШВ и шшп 28 3.85

43 ТУ 3 4 -4 3  44040-85 СВарочный щиток
Яд-8404'4070 2 20.0 В ре-

14 ТУ /б -522. 439 - 75 ЛВмопатаческий Выктча понмнои
ттяптгтзуз -бз 4 4.3 зоне

i  *) cn. общие указании n.4
2. При устаноВке одного ш каф а с шинныпи аппарат ам  

на секцию шкафы НО, 208 Выполнить по схепе 723 
(ш каф  ВсмаВки).

Й/Шбюоде

ш т

^□7-3-5fl5.9D-3n2
Ш 1 @ Я 1 £ Ы Ш 1
жтагая5агш1Ш11
№ .....Фомин ш т ту
EVciiot Лт*
IHiow- gg- КврпоВ № у

ЛнкосоБо ducif 0421
L _ j

ЗРУ/О (б]кб скобельным зтажап

Спецификация к литу 3/72-э СШЛЭШГОШЬЯРОЕКГ 
Ленинград

РП

Когшр.СгД ФарпатЯЗ д р & л г -**
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р
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Е

Порка,
поз. О&значгние НаипеноВание • Иол. Нассо

ед..кг
Приме
чание

VOJD
л { Шкаф КРУ 4 0  Ш о  с

Выключателем на шок '
зт л ~ Т □ 111.207

2 Ым ф  ИРУ-10 глухого
Подо но мок 3 /50Л ~ т о ИЗ. 209

3 Шмар КРУ-10 сеициониро*
банил с&ыклтателет

1 на мок 2000Я 1 □ 201
4 Шкар МРУчОсекциониро-

батя с разъединяющим
' контактом на ток 2000Я / п m

5 ШнаФ ИРУЧО с шинными m . m
аппаратами 4 * 1 1 205.208

б Шмар ИРУ-10 для питания
трансформатора СН 2 1 1 И5.2И

Г Шмар ИРУ40 отходящих
кабельных линий 22 * 1 1

б ШШВ20 Ши о ф  шинного Ввод о
W mB на том 3150 Я

гг И ближнему ряду 2 _ 1____1 Lriooo*оX 3 ЫШП2 1Шпор шинной перемычки
X
1 на мок 1600 Л Т ~ ( = □ L ,-1700
2 /0 ш ы Шмоф ВстаВки i l о L i-710

I / / Отдельно стоящий
а релейный шкар Z ! □
в
2 ___

$6

Парка.
поз. Обозначение НоиненоВание Кал. Пасса

ед..мг
Приме
чание

12 ЭП2Ч3.1У. 15 Доска проходная с
изоляторами IW  П ~
ш / а - ш и ш н 2 о ЙОЛПЛ.

/3 Э П 2 -2 0 Ионсмрунция для
крепления ШШЬ U ШШП 28 3.83

1М ТУЗН-МЬЧЮЮ-ВЬ Сборочный щиток
ЛЗ 8 /0 /* 4070 2 20.0 18  ре*

15 ТУ <6-522. <39-7« Я8топотичккий [ымючояшп ПОНГННОй

ЛП5062ТП93-63 1 1,3 J зоне

i  * )  сп. общие указании пА
2. При установке одного шмара с шинныпи аппаратат 

на секцию шмары HOt 20В Выполнить па отеле 723

Лри&оон*

Ш В Ж

1 4 0 7 - 3 - 5 0 5 . 3 0 - З П 2

И Н И Н Н
3PJT /0($яб с надельным зтвжоп
(ЗРУ/0-6*18-Ж б-Э б-1-К 9)

Д  ш  ft а у я  t e i i i i ’*
РЛ 6 1

Спецификация к листу ЗП2 * 5
(ВзяпэнЕРгосетьпроеит

Леникграо

Иопир.СЬк% Формат ЛЗ с<р г а # -# *





| ffffl
 ̂Ш

Й
Ш

И
М

 'И№
ИП

Гии
;;1»

 ii
 [jw

*»Ш
1Л

ГД
 j

П е р к а
лоз.

О б озна чен ие Н о и п е н о В а н и е Кол,
Пасса
ед.кг

П рим е
чание

/ 5 .40 7 -/42 .4 .30 0П Ч УстоноВка Ш ит иа осВети-
тельного группового на б

однополюсных a lm oncm w ti
А Е  <03н ;  Я В У -8 5 0 1 4

5 А о 7 - н г . и ь о т У ст ановка  т и к а  с п о н и -
Жающип трансформатором,

мощностью 0.25кЬ\Я \ Высшее
напряжение 220В; низшее

напряжение 42&;ЯПТ-0,25-2№ 4

3 5 .40 7 -3 1 УсшаноВка сВетильнико по■

молочного НСП2{*200-003У5 8

4 5 .4 0 7 -3 / Установка сВетильника но*
стенного ИВ 006*40о : р 20 40

5 s . m - 3 1 Устоновко сВгжильника
брызготшценног о ПСХ-60ПУЭ 40

б S .4 0 7 - M УстанаВт Выключателя о дно-

полюсного 2 5 0 5 : 6Я
ОН02-61220 2

7 S ,4 0 7 - Ш Устанооко Выключателя одно•

полюсного В герметичном ис-
полнгнии 2 6 0 5 ; 6Я

0 - { -Ы Ч -{7 -Ь 1 2 2 0 4

8 5.407-444 УстоноВка переключателя

пакет ного ПП4-4б/4С1р 56 8

9 5 , 4 0 7 - Ш УсшаноВка переключателя

п а ке т н о г о  2 2 0 5 , Ш

П В 2 -4 6 1 р 5 б 4
/б S .4 0 7 -8 5 УсшаноВка розет ки штеп*

се ин ой  С зазем ляю щ им
конт акт ом

ft

Парка
поз Обозначение НаипеноВание Иол.

Пасса
ед.,кг

Приме
чание

РП-Л-го-о з-го /гго б
44 $.40  7 - 8 5 Установка розетки

штепсельной 42 б;
Р Ш -п -г -о -о э -ю /зг 4

42 5 .407 -97 Установка коробки ответ*
вительной трехВбодной

К0П4-3 44
43 Лампа ручная переносная

с гибким шлангоВып кобелем
на напряжет 425. ПЛ-бЧ 4

44 Лампа накаливания 426МЬи
ПО 12-40 4
Ломпы накалиВания 2205

45 В-220-230-б0УХЯ2 40
46 Б-220-230-400УХЛ2 40
47 6  ’220-230-4509X82 8

Сп соВпестно с листом 3 (1 2 -7
НриЬязан

liHO-Af!

ь ш п м  m a i  m w
n.miHinp.

Ok9t
owja 0431

Ok9£
0ЧЧ1

run
Гл.снец,

Фогшн
Нсч.г! 
СВиат

hvm
Карпов
ыкособд

№ 9 i
0Ш

4 0 7 -3 -5 6 5 .3 0 -ЗП 2

Spy 40(б)к$ e кабельным этажом 
(ЭРУ {0‘6*/8-Ж6 - 3 6 4 'ИЗ)

Ведомость узлов истанаВки 
электрического одорудо8ания

1 ЕШ>шЖ йШзЕй'Ш I
рп Г д I
(ВМПЭНЕРгаСЕТШМШ

Ленинград '

К о п и р . С о Д Формат ЯЗ е р *? //'# *.



Ы
нт

йл
.\п

од
пи

ии
 д

ат
Лв

за
м*

ш
йМ

С х е м а  упрощ ен ия  освещ ением  
с 6 8  и х  мест

д ю за

н о л ь

Ч У ~<) и  и

Данны е о  гоиппп8ом щитке с автоматическими быклю чотеля ни

Номер
щит
ка

Si

Устной
ленная
мощность

кВт

Номеру автоматических 
выключателей

Токрасце- 
пителя, В

Однопс
Занят

УГЯХШ
№

Трехлс
Заняты

лаише
Fetepf-

НЫВ

на
Иоде

на
линиях

2>5Q m -8 5 0 f-W о SFf S.0
п г Ш SF% №

о м SF3 6.0
0.6 I SF4 6.0
г п SF5 6 JL -
ш SF6 6.0

I  Нормы освещенности помещения приняты согласно СИ и ПIf -  4-79.
е. Напрюсенис сети освещения: рабочего и аварийного i  нормальном 

режиме 380)г$СВ [фаза-ноль); аварийного f  аварийном режиме'$£03  
постоянного тока[автоматически переключается н а  щите СН); 
ремонтного -  /<?£.

3. В скобках указаны  мощность, потребляемая на освещение кори- 
бора управления при наличии н а  ПС аккумуляторной батареи, 
при отсутствии источника постоянного тока лампы аварийно
го освещения присоединяются к  сети рабочего освещения.

4. Сеть осВещения Выполняется открыто кабелем Я 8 ВГс соблю
дением инст рукции СИ357-77.

5. Высота установки штепсельных розет ок- 0,8м от пола; Вык
лючателей- i, S ч ; щ ит ко8  - i  бн.

6. Все части, подлежащие заземлению, присоединяются к  
сети заземления ЗРУ.

7. См. со8нестна с  листами ЭП2-7, б.

Про&идя:
Нач.отд

ЩёЖ

run
(Аспец,
Hsmp
Unxlm .

Роненскии
НлтшрЛотшай

&йнин._

Дыкам&я,

г«з.

QML

^ □ 7  - 3  -  5 f i5 .9 D  - З П 2

59

ЗР У (0[б)кВ скобелы ш нт а*сон  
(З Р У Ш *(8-Ж 5-36- 1-KS)

(Упадиf  Лист Uucm ai

Схема управления смещ ением  
и данны е о  еру/т о дон  щ ит ке

РП 9
сгвмшртстлроЕкт

Ленинград
Копиро&злх Поли Формат ЯЪ



6 0

т гг*к
е опу

^  I ш Т м Ф г в  ^

ш п * ъ

. .  Ж З * Ь  f при м инус etfcjo °cj 
ГМ В Г З *Ь + U i,S (flp u  м инус J/о Щ

—т й Ш
л/1

И шин lean 
обогрева 
шкс/qoofkpy Ш'кй
ят г*6 < ^

Д8ВГ{пси минис.20% Sold 
ЛЗВГЗЦ (при минус кО°с)
н х П SH

щ иту

М ЕГ 3xtfH*2S (flpu минис 2рЪзо*с}  
Л88Г 3*6+/*4 /*ри минус 60*с)

Я8 8ГЗ*Ь+1*?,S(при минус 20 °С, 30^1 
М 8ГЗ*6+t*k (приминус 40сс)

СИ подстанции
<л

л ^ П 5 7 ?  
/ О

кП

X
г ЯЭ № 1

г о п е и т
1н‘ М

ПКЕ

\

А
Дбариинся
Вентиляция

Л В В Г

ПВ2-60

I .

г .

3 .

1 \ О топление ЭРУ

Напряжение сети отопления *380/его В [разо-иоль); 
Вентилятора ** 380$.
КоличестВо и расстаноВьа электропечей приняты 
по сантехнический чертеЖсгм.
Высота устаноВш Вне помещения кнопки управле
ния Вентилятором 2м от отметки обслуживания 
КоЖухи электроприемникоВ присоединит6 к сети 
З а зе м л е н и я  ЗРУ.

Р аспределение эл ект ропечей  п а  (р а за м

Темпереw 
царуэкнм 
Sajdyxo

Ф аза-
робка

количест во элект ропечей
л/-° с е кц и и

8cea
1 г 3 4 6

Минус
ео °с

Я -О — — — J e — — Pp
Ю рВ-0 — — — M L . Lp_

С -0 1р jfe_ i£ P - —
Минус

з о °е
Л -0 — Bp — J e _

ftpВ -0 — — — i t - jfiL,
С-0 ip ip i £ J —

минус
кО*С

Л -0 ip гр ' — —- i lL ,
ispВ-0 fp — fp — bp

с-о I p M p —

Гл.спец
(jo4j£_

Цн. отдМЪменскии Р З Ш М О у д /  
Н.кон(пр Ломоносов <k>Ju 0491 
run Фомин оч$

Ау * * .л ..К?рпоь__- ОШ

Ъри&эвя

онЯН

407-3-ЯЕНЗ-312
1РНЮ (б)к$ска6епт1пшпка!рЛЁЬк
(ЗРУю -бт-экв-зб* 1- хэ)
дл&стрическое отопление  

и Вентиляция

РП
/& ап. fiucffMJt.

10
щ ш птргоспъпрощ

Ленинград

Формат Я3Копир Л Н "
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Монтажная
единица

bj
ч  *
С  СО

I  *

Ddotcef релей
ный от сеноВ 

KS H ' _____

Вентиляция
* s y

Норна
каделя

полгп?гт>/

ЗоВодская парка Н а п р а в л ен и е  к а б е л я
Длина, н

Примечаниепо
пртщ

проло
женоТип

число и свченир
К 1 1-/V Я ЗгЕЗ г ~ ^ — | Шит СИ 3801230В подстаниш. Паяет fd ------1 Ш и т ак осветительный Д Т П  .......... ......... □к

□ б
]

т м м М Шит пн осБелк!тельный 1>S 1—1 гпМ- / Ящ ик с понижаю щ им  трансформатором 1Q
m r-oss г*4 Яш ик с понижающим той нет о пн сторон Ш т епсельная сеть /2 ' 55

мСЗ-да язвг-а.ев 2th Ш т ок осветительный 2S  П  гр.Н *2 ОсВешение коридора ипраВления} ВходоВ и ре* 55
яввг-ass 3*4 монт ны х зон. 10
яввг-ом 3*4 4*35 Распределит ельная сеть 75

рзП-до А58гО.В£ Ы Шитск осветительный J>sCZI го.И?з ОсЕешение кабельного э т а ж а  _ 75
m r-o.es 3x4 ОсЕешение кабельного э т а ж а  ............... W
рззг-ogs 3x4 W .5 ОсЕешение кабельного эт аж а 25

VS D-03 
ns П -cs

р, SBr-o.es 
т г -т

SxU
<5*4

Щиток осветительный SOS П  2р. ИЦ ОсВещение бЪкоВых каридароВ W
Ши топ осветительный DS П  гр.№5 Ш инки освещения ш кагаоВ КРУ го

VS □  07 re s m s 3x4 Ш и то к eciemumerbHb’uSS П  го. №S Ш т епсельная сеть 70□
 о

со| £>

лзвг-аев
m r-ass

Ы  <■{?£ 5 
3*4*/*<?,5

Ш ип СИ Щ !ггов подстанции. Панель H i СИЗ 
Ящ ик и праВления НК П  SO

Я ш к управления И х \3  SJ)_______________
Электродвигатель Вентилятора

□
IS

s tiO -o / яззг-ш 1 1 Шит СИ380/3308 подстанции. Панель л4!.. 1
-к-------------- — — ------------- ------------------

Ящ ик ипааВления AtfU SH О
Я88Г-0.56 г*и Я ш ин ипааВления л'Л'П&У' К  ш инкам  обогреБа ш кадхзВ КРУ 30

ргО -о / ЯВВГ-ОМ 1 i
---- * ”V 'Y--------- -----------  -___ _
(Ц и т СН Ш/ОЗОВ подстанции. Панель ИЯ— л Переключатель пакет ны й 1782*40 о •

т г-о м o*S+frk Переключатель пакетный ПВ2-40. Сеть отопления ю паи нинис 40*С
йввг-о.ов 3x4#- иге • Сеть отопления 30
Ж с Ш -3x4 Сеть отопления so
яв BP-o.es -.2x4 Сеть отопления { Ш .

Z.C

я а О о/ рмг-o.es ь т м Ближайший сБарочный ш и  та к СВарлчный щиток 3)0 П г п
P8BT0BS Ъ*{0Ф6 _СВарочныи ш ат ок 3)9 О СВарачный щиток ЗПр П 35

t j

1 4
<§ '

СБарка
,М *

Щ07 ~Ъ -5 Й 5 .9 0 -З П 2

ЗРУЮ/&ЛВ скодельнынэтажон 
(З Р т -5*(8 ‘Ж 54В -/- КЭ)

Журнал ошюбш моделей

№ Щ АЦ£пЛ № та1[,.
Р П  Н

с£шпэнерп)С£ппро£х г  
Ленинград

Копировал: Пяль* Форна/п:ЛЗ
cv»/&Sf-0JL
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оп
2

вг

4 _ I

т о

ш

■’ / / ■/ / / Ж .

т о

570 57О

ШйфКРУ

_ 1 Л 3/20

J L J L докладные элементы

I

I

■4 cm3-

^ /f \^ n .y n Q s a H . 2)

X т о f
/60,

Т
it = L J

I  Опорную рапу ш каф а КРУ при Парить к закладным 
э л е п е н т а п  прерывистым швом по ГОСТ 5264*80 

£. Закладные элепенмы учтены S строительной части 
проекта.

3. Шкафы устанавливаются до заливки чистого пола
4. Зазоры & т рубах, 6 соответствии с п.3.65 СНцП Л 05.06-85 

заделываются несгораепып материалом.

Ноч. отЭ.
Н к о н тр .
т
Гл. сиец.
Ноч. гр.

Ро пенекш
ЛопоносоВо
Ф ом ин
/jvp.bg-
Корпоо

ИжЯкпп Зойцеоа

ОШ

ш

ПриИлзан

V Ш

4и7-Ъ~БВБВП-ЗП2
дРУ /о(б)к5 скобельным этажом 
(ЗРУ /0 -6Ч6 'Ж 6-Зб -{-ИЭ )

Установка шкафов КРУ 
серии И П - f p ,  И П - f f l

(?таЙил|Лисж jJiucmo^
РП /2

СЕВЗЯПЭНЕРГОСГГЬПРОЕКТ
Ленинград

Формат Яд
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S3

Ясоетщенснтныс доски Поставляется
б - б

(ем. строительную часть проекта)

Я - Я
Таблица разм еров

I  Спецификацию и  
указания см./ист 
5Л 2-/5

Тип изолятора L и в Я 1 Я д 1асаз
КГ сн. лист 5172-/4

W 4 -io !m o -ie s m i 685 580 840 195 205 13 181S5г»§ 705 580 240 195 205 15 20
и п -го ш о л гш т 886 270 220 26Q 15 55 Привязан:

un-po/w o-ie.sm u 886 468 270 220 260 15 58
Ufl-35/f£00-7,Sm / Ш 511 2W 200 225 15 56

Ш №

Начтд.
У.кантр.

Гл.спеи

Роменский
Лотносайб
Фании
Лурье
Kaprtoi
Лша Cfllg -

ш р

щ г

M l
M L
Ш0Щ(
04.91
0W

4D7-3-5fl5.gD-3n2
ЗРУЮ/£}к& с кабельным этажом 
[З Р У Ю -6* 1 8 -Ж Б -3 6 -/-К д )

^  Стадия Лист Л ист а!

Установка проходных 
изоляторов.

РЛ /<3
СШЯПЖРГиСЕТЬЛРОЕКГ 

Л ен и н град
КвпиопЛпл- Лплас. Фппнпаг.ЯЛ



fic
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Коротыш

SO,; ?

s fa

'8
^ . s 2 f g

V  $ v

■ЖЙ-

Доска асбест оцеп ентнсгя

/. Спецификацию и указаний см. лист 362-/S. 
2. Таблицу розпероб см. лист $Л2-1Ъ.

ПриСЯЗаН

инМ

4 D 7 - 3 - 5 f l S . 3 D - 3 n 2

Нач.отд. РЬменс&и очу
И-Контр. Лопоносо&г ощ 3 P iflO  (б)кЬска5елт ы мзт а#о* Стадия Лист Листай
ru n Фопии W * (З Р У !0-6*1Я - & 6 '3 f~ h  к э ) РП Г4~Глупей. Л о м е
Ночгр. Карпов W Ьfc /пано£к&проходных шолртороС СЕШПЗНЕРГОСтРРОЕКТ

Л енинградУшклкоп fliizocoSd о!Щ&- № { ПрохаанаЛ доска. Д е т а л и .

4/*&/Л-0Л
КопирЖщ ~ фортат ЙЗ
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В а р и а н т  у с т а н о в и  и л и 8  с и п у - Ю з а ь о д с к о г о  ш г о т о & е н и я  

T i l

для дальнего ряда

1. Уст ановка изолят оровразработ ана н а  основании Г0сг20Ш -8бН а черте-
е ЭЛ2-15 условно изображен изолятор Un*HQj20QQ-12,SУУ/И.

2. Ори уст ановке изолятора ИПУ-ш/гооО- 12, 5 У M i шины поз 2 приварить встык 
jc ш ин am шкадоа шинного вводе*,предварительно укорот ив н а  ЦОмм.

3. При уст ановке изат ят ср&ИЛ-го/ОЗ-иЗУХЛТ шины шкадоа шинного ввода 
укорот ит ь н а  S S m m .

b  При уст ановке ьваля/гюраНЛ-З^ИУ- EZH УХЛ1 шс ны ш кадоа шинного ввода 
укорот ит ь н а  100мм.

S. Д л я  кр еп л ен и я  ш касра ш инного ввода (ш ш з)к  ст ене ЗРУ в  металлокон
струкции м-31 (учт ено встроительной части проекта)вы полнит по /яхту отвфю.

6  Приустановке Шшв с УПУ-Ю заводского изеотовл&шя металлоконсгфущид 
М -31,5 2  не уст анавливат ь, М -3 3  укорот ит ь п о  т ест у.

7. Д л я  ус т а н о в ки  доски в  п р о ем е к  вертикальным сторонам обрамления 
проем а приварить четыре корот ы ш а(поз.$) с  последую щ им кр еп л е
н и ем  к  ним  опорны х у г о л ко в  (поз.Ь ).

8. Установку проходных изоляторов и конструкцию проходной доски см- листы 302-13,1 f.

С п е ц  и е р и к а ц и я
М ар ка

поз. О бо значение Н аи м ен о в ан и е Кол.
Масса
ед.кГ

Приме
чание

1 изолятор проходной типа
У*Л1 3 □

Гост 204$#'8S
2 Ш инаM Q -2 * 100 См.иказЗ

ГССТ15!76-8’ч Os МО 6 0,03 только при 
нт-Ю/гом

3 Л оска Л и Ш  7S2*SH*20
ГОСТ W 8 -7 S 2 13

* &o.m S0*SrocrSSQ3-7ibt№ 2 $ 6 2
5 Чгаш50*$Гост8503-7£в*50 16 0,18$

Болты ГОСТ 7 7 3 2 -7 0
С М 12*70 12
7 М 12*30 4
8 М ЗкЛ /д 18

Г ай ки  Гост6 3 1 5 -7 0 *
$ М 12 16
10 М 8 18

Ш айбы  ГОСТ 11371-78*
11 Ш а й б а 12 32
18 Ш а й б а 8 36

Чач.отд. Рьммскио
Нконгор Ломоноса&
рип Фомин
гл.спеа. Лисье ,

ZW !
0491

Привязан 1

Н и  О - я

Г~± --
^ □ 7 - 3 - 5 А 5 . Э [ ] - З П 2

1РУЮ ($)к8 с  кабельным ятаясам
(ЗРт-б<м-зкб-зь-1-кэ)

Я З Ш Ш № „Ш '.\,иА
fy  I /S

ся и т & ю е ш р о т
Ленинград





ы
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I  Плач расстановки кабель ньрс конструкции и разрезы fi- f l и В -В см.листЭП2ЧВ
г. Заземление кабельных конструкции выполняется путем присоединение иг 

к  заземляющему устройству ЗРУ с использованием опорных швеллеров и 
закладных полос.

3. Количество кабельных конструкции уточняется при конкретном про
ектировании.

4. Пунктиром показано расположение приямков для кабелей Юк& при 
меообхобимости их вывода в сторону вводов Юкб.

5. Сварные швы по гост5г54-во .

Спецификация оборудования и  материалов.
М арка

поз. Обозначение . Наименование Кол.
Пасса
ед^кг

Приме. 
чоние

1 ТУ Ы -М О Ш Ш Стойка С-400УХЛг 46 0.37
г Стойка С-800УХЛ2 36 1.7
3 Консоль к-гвоухлг 46 0 3 i
4 Консоль к -*$ о т г 120 0.*z

Лоток глибЬкий паяной
б лг-гоо-о.в ____ Ik &6
S ЛГ-&00-1 3 3.75
7 лг-еао-г 1k 7.1
в Лоток елибокий ответви-

тельный ЛГ0'в00УХ/12 г 3.6
9 Лоток глубокий угловой

ЛГУ. 200УХЛ2 4 1.67
10 I 1!

ГУ 4 оез
Н Прижим B -4 t 4$

Привязан:

Ж Е .

4D7-3-5fl5.9D-5П 2

ЗРУЮ(б)к& скобельным зтожомРМЩ 4vcm[3P4W-G*f8-M5-3S-t-K3)
РасстаноСка кабельных конструк 
ции В кабельном т ож е. 
Развгз&В. Спецификация.

РП 47
Ш езЕ

сештергаиппроскг 
Ленинград :

KnnupoSа/г.Пальс Фермат: Я 3
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План на отм. 0.000.

ВОЛУ ВОЛУ

I  Установку извещателей В кабельном эт а ж  Выполнить 
В coomSemcmBuu с требованиями СНиЛ 2ДЬ.09-8Ь.

Z. Увещатели не должны размещаться Вблизи ланзосВещения.

При в ягам:

ш ж

ш шНмптrun
Га. спец.
Нач.г
(/нхоагв

Риненскии Е Е
Ломоносова
Фомин

Ш .Лы'кассВа

&£±ОХ

А а 7 - 3 - 5 й 5 . е а - З П 2

ВРУ Ю(б!кВ с тбетшэтажом 
(ЗРУ№*/8-Ж5-ЗВ-/-КЭ)

Ьпадия

Схема размещения датчиков 
попарной сигнализации.

РП
Лиду

П
MmaL

сшйпэнЕРптьпроект 
Ленинград

Копировал: П оли формат: # 3  |
<уе/0&-РЛ {



ПрибЛУН

UhS.V

4 П 7 - . 2 -  с д с  а п л т

Чан.отд. Роменский 0491

'  run
Ммоноазбв
Р епин Вй± 049f

0к9/
ЗР Ь ' lo /£ jk 3  с недельным эт апам  
( ЗР у /0 -6 * /Я - Х с $ -3 6 -1 - К д )

Стадил Лист Лист а#
Of. слей. Л нрье ~2»в“Н ОМ/ РП 19
^ач.гр-
UtckJ/um.

л  орроь 
ЗаОиеба - k f r

0V9J
ОМ/ Р азВ одка  кабелей /0 *8 СЕШПЭНЕРГОСЕТЬПРОт

Ленинград

SU
h

G.
K 

по
дл

. l
/b

dn
uc

i и
 o

bm
a 

Ш
иМ

-и
нЛ

л/
\

S9

Спецификация
Паркет,

ЛОЗ- Обозначение Наименование Гол.
Пасса
е б ж

Приме
чание

1 f Ш

г Bom Н16<30 Гост 779*70* г
j Гайка /if6 Гост 591S-70* г
i Шайба /6 Гост Н371-7& 3
S Шайба увеличенная

/6 Гост 63S8-76 1

П р и Щ а м

Uh S ./J

4 Q 7 -3 -5 f l5 .3 D  ЗП 2
Нат.отд.Фомснскйй o w
НМНФР Ломоносов {(в«К № 1 ВРУ Ю (б)кВс кабельным т /*л п  

[ЗРУ to  -G * IS -ЛсВ-3 6 -1 - КЗ) р п  гоru n Томин ону
Гл-спец. Л ур ье щ !
Mai. ер- Карпов o w конст рукция для крепленил 

шкеира ш инного ььода и  
ш кекра ш инной перемычки

ОВЗтНЕРтСЕППРОЕКТ
ЛенинградШ гкЛш дайиСьа OWi
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Схемы 
п е р в и ч н ы х ' 

соединений

н  СхемыНоминплкнии так. Й
Ширина шкафа.мм

н° силового транс-{рарнпгтгпра

Сеемы
первичных^
соединении

Ы* схемы
Номинальный ток.Й 
Ширина шкасра. мм

С екционная сВязь

77 12

1

N
ч

>

\

I

[

'i

1
Т

t
N

г

1Of ъизг
тоа 1000
ISO 750

Т/ Т2

S
Г

1
i

1

\ \ t
Z

111 44:45-
гооо гооо
1125 1125

*  ори мощности ТСИ Солее 250кВ-Я 
* *  при мощности TCH 100 -250*6 -Я

В  В од из одного ш каф а с  
присоединением тем 

а. после Выключателя

70

В  Вод из дВух ш кат а В 
с присоединением тем 

а  после Выключателя

Т1; тг

£т
м
р з
{

уУ
У

г
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г

0 9 :1 0 3 8 :5 9 * 4 0 8 * *
1S00... . 630 630

— JBZ___ 7 5 0 iso
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т ит г

i

т
1 1

i
У

Г

&
У
У т

1
[
<

■■ 1 —

)tГ

1 *

\
11:12 17 :18 * 4 0 5 **
icon 650 630
ISO ___ И Р 750 __

т/

]
t
5

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
1

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
П

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
1

 
У

м
 

V/
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
-

- 1 11:
1

*

>

i

|
г

I

*

]

f

46:4 7 707 38:39* 408**
3150 3150 630 630
1125 _ _ ..Ш ________________________

7 50 _ 7 g 7  . . . ,

6, до Выключателя
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1
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46:47 701 ^7:18* 405**
3150 3150 630 630
1125 W ..~ . , ISO — 750

‘

г.ьгнчпгЛ 1кч;ы:ыли 1222 ! f i  JfUSk
I Ярибязан: Ь’Й̂ШиЙ IL G 3 2 2 I t£$lirun Фомин 0491

fccneuЛирье miМач. tp.Kaonoi 3BL-.04.91инжГюяЛщ<2®(3-dltusts.mt\UnLH: I

^ □ 7 -3  -  505.9О-ЗП2

ЗРУ iO[sjxs с ю & ш ш  m v m
(ЗРУЮ-S* {8-Ж 6-ЗВ- f - КЭ)

i/WJW eojjzullI-Ш
Р П  | 2 i

Схемы заполнения шкодюВ КРУ С£ЕЗЛЛЗН£РГОС£7бтЖ1
Ленинград

II'1-

Формат: ЯЗКопро£йк№ы&.
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Ведомость рабочих чертежей сснобного комплекта А С 2 Ведомость рабочих чертежей основного комплекта А С 2 (продолжение)

Лист Наименование Примечание Лист Наименование Примечание

1 Общие данные (н а ча л о ) 21 То же. на 3150А.
2 Общие данные ( продолжение ) 2 2 Схемы расположения металлоконструкций в  покрытии
3 Общие данные ( продолжение ) и перекрытии.
4 Общие данные (  окончание ) 2 3 Спецификации к  схемам расположения металлоконструкции
5 Планы на отм. 0 .0 0 0  и  3.120 в покрытии и перекрытии.

6 Разрезы 1 -1 ,2 -2 24 Сечения 1 -1 -6 -6  к  схемам расположения металла-

7 Фасады конструкций и отверстий в перекрытии.
8 Фрагмент входа 1. Установка двери Д П П 21~5/075-Б 2 5 Схема расположения каналов и поиямков.
9 Фрагмент фасада 1. 2 6 То же. Сечения 1-1-.4-4.
10 План кровли. Спецификация к  фрагменту фасада 1 2 7 Схема расположения плит покрытия каналов и поиямков.
11 Архитектурные узлы  А Л Б ,~ 2 8 Лестница Л-1.
12 Схема расположения элементов фундаментов здания. 2 9 Лестница Л -2.
13 Схемо расположения элементов фундаментов здания. 3 0 Лестницы Л-1, Л -2 . Узлы  Д  Б ; Ь

Узлы 1.J2. 31 Схема расположения металлоконстоикиий для тоанспоа - •
14 Схемы расположения колонн и  ригелей. II
15 Схемы расположения плит покрытия и  перекрытия.
16 То же. Узлы Т;£.
17 То же. УзлыЩ ~Ш .
18 Схемы расположения стеновых панелей.
19 То же. Спецификация. Узел 1.
2 0 Схемы расположения отверстий и металлоконстршцс ч в ПриОязш

.перекрытии на так 1600А.

ИнбЛ

407-3-585.90-АС 2Удостоверяю, что проект соответствует действующим норма? 
и правилам, а эксплуатация сооружении с пожароопасным

характером производства безопасна при соблюдении 
предусмотренных проектом мероприятий.

Гладный инженер проекта s  Г Л  Фомин

.Ш хш &_ Раменский С.05Л
tLmxnjk.  Сшлак____ СОСИ ЗНУ 10(6) кВ  с кабельным 

этажом
(ЗРУ 10-6х18-Ж Б-Зб-1-КЭ)

стадия лист листод
ГИЛ Фомин £££21

6КЯ РП 1ГИЛ cm. КпбплеЬ ,
.  Шленода в вы Общие данные 

(начало)
сеОэапзнзргосетьпроет

i
i
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документод

Обозначение Наименование Примечание

ГОСТ 24698-81

Ссылочные документы 
ДВери дередянные наружные для жилых 
и общественных зданий.

ГОСТ 948-84
Перемычки железобетонные для зданий 
с кирпичными стенами.

ГОСТ 4 2 4 8 -7 8 *
Ласки асбестоцементные электро
технические дугостойкие.

ГОСТ 1 8 3 9 -во "
Трубы и муфты асбестоцементные 
для безнапорных трубопроводов.

1 .0 2 0 -1 /8 3  
дып.1-1; 2 -5 ; 2 -7 ; 
2-15; 3-1; 3 -3 ; 6-1; 
7-1

Конструкции каркаса межВидоВого 
применения для многоэтажных 
общественных зданий, производствен
ных и Вспомогательных 
зданий промышленных предприятий.

1.041.1-3 
Вып.1.6

Сборные железобетонные многопус
тотные плиты перекрытий многоэтаж
ных общественных зданий, производ
ственных и Вспомогательных 
зданий промышленных предприятий.

1.030 .1 -1  
бып. 0-1; 0 -3 ; 1-1; 
1-2; 1-3; 2-1; 3-1; 
3 -3 ; 4-1.

Стены наружные из однослойных 
панелей для каркасных общественных 
зданий, производственных и Вспомо
гательных зданий промышленных 
предприятий.

1 .4 1 5 -2
Вып.1

Балки фундаментные железобетонные 
для наружных и Внутренних стен 
производственных зланий промышлен
ных предприятий.

• -

и

Ведомость ссылочных и прилагаемых документод ( продолжение )

Обозначение Наименование Примечание

1 .4 9 4 - 24  Вып.1 Стаканы для крепления крышных 
Вентиляторов и зантоб.

1.43637-22 Вып.1
ДВери металлические противопожарные 
для производственных зданий и 
сооружений.

2 .4 6 0  -  15 Вып 0 .1

ТипаВые узлы  покрытий промышленных 
зданий В'местах установки крышных 
Вентиляторов.

2 .4 6 0 - 18 Вып. 1

Узлы покрытий одноэтажных произ
водственных зданий с рулонными 
краблями и железобетонными плитами.

3 .0 0 6 .1 -2 .8 7 Вып. 2
Сборные железобетонные каналы и  
тоннели из лоткоВых элементов.

3 .4 0 7 .1 -1 5 7  Вып.1
Унифицированные железобетонные 
элементы подстанций 3 5  -  SOOkB.

1.450.3-6 Вып.0-1
Лестницы, площадкихтремянки и ог
раждения стальные производственных 
зданий промышленных предприятий.

Привязан

Инвл

Начлтд
Нконтр.
ГИЛ
ГИПста
Нач-гр

Раменский
Сацюк
Фомин
Ковалев
Шленова AntыГ

ШЯ! 
S.dSP
ж #
(.Sftf

4 О7-3-585.90-АС2
ЭРУ 10 (6) кВ  с кабельным стадия лист листов

этажам РПGPU 10-6Х18-Ж Б-ЗБ-1-КЭ) 2
Общие данные 
(  продолжение )

СеВЗАПЗНЕРГОСЕТЪПРОЕКТ
^Ленинград

\

Формат А З
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов (окончание )

Обозначение Наименование Примечание

407-3-585 .90ACM
Прилагаемые докименты 

Строительные изделия. Альбом 3

407-3-585 .90АС1ВМ 
______________________ I

Ведомость потребности б материалах. Альбом 5

Ведомость спецификаций

Лист Наименование Примечание

5 Спецификация элементов заполнения проемов.
спецификация перемычек.

8 Спецификация элементов к  фрагменту входа ?
10 Спецификация к  фрагменту фасада 1
12 Спецификация к  схеме расположения фундаментов
14 Спецификация к  схемам расположения колонн и ригелей
15 Спецификация к  схемам расположения плит покрытия

и перекрытия
19 Спецификация к  схеме расположения стеновых

панелей
2 2 2 3 Спецификация к  схеме расположения металлоконструкций

в покрытии и перекрытии
' 27 Спецификация к  схемам расположения каналов и приямков -

28 Спецификация элементов на лестницу Л-1
29 Спецификация элементов на лестницу Л-2

■ 31 Спецификация к  схеме расположения металлоконструкций

Ведомость объемов сборных бетонных и железобетонных конструкций 
по рабочим чертежом оснобного комплекта марки А С -2

N
п/п Наименование группы 

элементов конструкций Код
S

Колл Приме
чание

1 Блоки фундаментов 581100 9,654
2 Фундаменты стаканного типа и башмаки 581200 9,6
3 Колонны 582100 12,4
4 Ригели и прогоны 582500 7,84
5 Перемычки 582800 0,15
6 Панели стеновые наружные 583100 5 3 2 2
7 Плиты покрытий 584100 12,63
8 Плиты перекрытий 584200 11,58
9 Архитектурно-строительные элементы

зданий 589400 4,8
10 Конструкции и детали инженерных

сооружений 585000 2,1
11 Балки фундаментные 582400 4,08

Итого: 128,1

Материалы на изготобление сборных бетонных и железобетонных 
конструкций учтены б ведомости потребности б материалах и 
отдельно не учитываются

Привязан

Иная

4 0 7 - 3 - 5 8 5 , 9 0 - А  С 2

Начат! PoMSHaajQ ж г бчА? ЗРУ 10(6) кВ с кабельным 
этажом

(ЭРУ 10-6х18-ЖБ-Зв-1-КЭ )

ставая лист листов
Нкашр. Стаж Ь.СЗД РП 3ГИЛ Фомин
ГИП ста. Ковалев >•05?! Общие данные 

(продолжение)
СЕВЗАЛЗНЕРГОСЕТЬЛРОЕКТ

жЛешнграВНачар Шленова ;«£9i

Фоомат АЗ
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Наименование
или

номер помещения

Потолок
Стены или 

перегородки
Примеча-  

ние
Полы

Плащ. Вид отделки Плащ. Вид отделки
Схема пола или 

номер узла  
па серии

Элементы пола и их толщина Площадь 
пола P f

Помещение
КР 310(6кВ т *

Затирка и
клеедая
окраска

145
Затирка стен 

; клеедая окраска —
Цементный пал марки 500 с 
хелезнением -  30мм 
Монолитный бетон класса ВЮ-40мм 
Сборные железобетонные плиты 116.4Штукатурка 

4 5  ' кирпичных стен \клеедая скрсска
ши

Кабельное
помещение т р

Затирка и 
издесткздая 

поделка

• Затирка стен 
|  клеедая окраска

— t -------- r f Цементный пал - 30мм 
Монолитный бетон класса В10-40мм 
Уплат ненный щебнем грунт т р68 Штикатиака кирпичник стен 

клеедая окраска
!; У / / / а

Ведомость отделки помещений и экспликация полой м *

1. За условную отметку 0 .0 0 0 .которая соответствует абсолютной 
отметке П И З . принят уробень пала кабельного помещения.
2 . Данные о грунтах приведены на схеме расположения фундаментоб 
здания.
3 . Сейсмичность площадки строительстба принята 6  баллоб.
4. Норматибные нагрузки приняты следующие:

-  бес снегобого покроба на 1м горизонтальной поберхности земли 
принят О.Ъ 1.0; 15 кПа (  7 0 .1 0 0 .1 5 0  кгс /м Ь  соответственно
h Ши N снеговойрайон по СНиП 2 .01 .07 -85

-  скоростной напор бетра на бысоте Юм от поберхности земли 
принят 0 .4 8  кПа (  4 8  кгс /м 2)  no N  району.

5 . Расчетная наружная температура боздуха самой холодной пятиднеб- 
ки  минус 2Cf С; 3 0 *0  4&С.
6. Степень огнестойкости здания -бторая.
7. Наружные ограждающие конструкции -  стенобые панели из ячеистого 
бетона.
8. Отмостка здания -  бетонная шириной 0 .8  м по щебеночной подготобке.
9. Наружная отделка фасадоб здания -  расшибка шбоб панелей, штукатурка 
кирпичных стен с  расшивкой шбоб под панели.

Ю Кробельные панели из многопустотных плит по серии 1 .0411-2  
ИКирпичные ст ены, цоколь и перегородки, доборные кирпичные участ ки 
наружных стен быполнять из обыкнобенного глиняного кирпича марки 75  
на растборе марки 50.
12.Стальные элементы и поберхности закладных деталей окрасить 
масляной краской за  2  раза.
13Латериал стальных злементоб -  сталь С 235по  Г0С Т 27772-88 . 
14.3лектроды для сборных шбоб типа 3 4 2  Г 0 С Т 9 4 6 7 -7 5 .
15Лри замоноличибании стыкоб б зимнее бремя температура бетонной 
смеси должна быть не менее *5  С за  счет подогреба заполнителей.9 9 9

Температура боды не должна пребышать 2 0  С. песка 6 0  С. щебня 4 0  С 
цемент не падогребается.
16Ла листе А С 2 -3 2  дан вариант устройства металлического пола б  
помещении КР910(6)кВ для транспортировки оборудования.

4 О7-3-585.90-А С2
З Р У 10 (6) кВ  с кабельным 

этажом 
(ЗРН10-бх18-Ж Б -36- 1-КЗ )

Общие данные 
(окончание)

Стадия Л и т Литой

РП
СЕВЗАЛЗНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ 

Ленинград

Формат А З



План на отм. 3J20

I
I

I

Ведомость проемов борот и дверей бедомгсггь t еремьпчек
Марка
поз.

РЬзмер проема 8  к л а д к е  
м м

1 310 *  1870

2 1310’  2 3 7 0

3 1010 к 2 0 7 0

4 30 0  *  2100

М арка
поз. С х е м а  с е ч е н и я

1
П РЧ
ПР~2 m r i

2

/ ^ 1.870 
S 4 7 0

ПР-Ь E fiL J E ® 8-

7 $

Специф икация элементов заполнения проемов
Марка

поз. Обозначение Н аименование
Нол. на зтаус

Всего
Марка
ёд.кг.

Приме
чания1 г

1 г о с т г о е з в - з / М ерноО  Спок 
А Н 1 9 - 3 2 - 2

2 ГОСТ 2 *  6 3 8 ‘ 61 Дверной р -л о к  ЛН2.Ь‘ /S 3 . - 1 1

3 ГОСТ 2 *6 9 8 -6 1 ДВерноО елок 
Л н г н ю я — 1 /

4 •ЛС2 -в М е р н о й , блок апмнхвЮ . 7 5 -f i / /

С п е ц и ф и к а ц и я  п е р е м ы ч е к

Марка
поз. О бозначение Н аименование

Кол. на этаж
Всего

Масса 
ед. кг.

Приме
чание1 2

1 ГОСТЯ Л-8 -  8 4 10513-1 6 3 11 2 5 0.01 и 1

2 ГОСТ 9 4 -8 -6 4 2 П 5 2 5 ‘ 3 — 3 3 103 0,041м3

■

См. вместе с листом ACZ-&.

Привязан

Цн6.+/г

^ 0 7 - 3 - 5 8 5 . 3 0 - Л С 2

У )
Нач.с'гд. Романский Ц Д Г З Р Щ ф в с кабельным этажом 

(ЗРУЮ-6* 18-Ж6 -3 6 -1  -  К З ]
Стадо.s лист Листов

Н. конто Camск $ г г РП 5ГиП.стр Ковалев ;«*•!
Нач. ер. Ш лемова rtt-V П ланы на  отм. 0 .0 0 0  

и  3 .1 2 0
тзшнсргосЕгьпрош

Ленинград
I
I

ф о р м ат  Л Ь
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Ф А С А Д  Б - Д ФДСАД Д -fi

/. Ж а л ю зи й н ы е  р еш ет ки  см. т ехническую  часть п р о е к т а. 
г При кл а д ке  ст ены  по  оси т 4 Щ з а л о ж и т ь  м ет аллоконст рукции  

по  ч е р т е ж а м  Д С 1-29 ;30 .

/ 7 )Нач.отд. Раменский fssj'..
Н.тнтр. С а ц к ж U f.V
ГИПстр. К о в ал ев 'Ы -&
Н счер. Ш лено& а с <хг.У

ПриВязон

VD7-3-58I9D-ACZ
$РУЮ (6)к& снз&аънрм зпаоком 
(ЗРУЮ ’6  *  18-Ж &  ’3 6 ’ 1-НЭ)

Ф а с а д ы

Спади* Лист
РП

Листов

СтАПЗНЕРГОС€ТЬПРО£КТ 
Ленинград

формат fid
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Фрагмент входа 1

N
£

7*

А

С п ец и ф и кац и я  эл е м ен т о в "* ф р а гм е н т у  В хо д а  {\ji (VWU

М ар ка ,
лоз.

—..

О бозначение Н а и м е н о в а н и е Лол.
Масса
edinr

Приме.
чание

1 Б р.чс 5 0 *1 2 0  4 *1 9 1 0 2 u S L
г М а с к а  2 0 я 150 19Ю 1

3 Н ащ ельник 50*14 — 15,3 м

М инеральная Вата - 0 /5 * 3

б Р -1 ГОСТ 6 6 6 5 -8 2 * & Р  1 0 0 .3 0 .1 8 50 а/2 0 ,05м *

М -1 5 w - 3 - s e s . з а - я с м - н 1 М а р к а  м -1 5 4 /8,3
М -2 4 -1 6 М а р ка  M -z k — 40 6.0м

П//9-130 ГО С Т 5 0 3 8 - 7 8 * П е т л я  П Н 9-130 2. —

/7-5 1 Л з 8 .г -и .г .т .о о .о о С т ЁоРка 1 5 U
Р -4 4 0 7 -3 -5 8 5 .30-Я С . U- /3 Р а м а  Р -4 / 5 0 .0

ПриЬязан

ЦнВ.л/з

« п - з  585.3Q-ACZ
Нач.от5 Роменслий zCf.4 ЗРУЮ(6)х& с кабельным этаком 

(З Р У Ю -6* 18'Ж Ь  -  36 -/- K3J
СтаОш Лат

Н контр Сашок J-ff-V РП 8Г МП сто. Ко8але8 >fj.5r
Ш-пенс&з
Воробьева

~e& . »-0k'9l 
► вР.У

ф р а гм е н т  В хода  /. 
Уст ановка d6epuJ}nHl19jOM СЕВЗА ПЖРГОСЕТЬПРОСКТ 

Ленинград
A.Jfy * формат Л5

ер>/Р//-0Я
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Специсрикация к срраемент у срасада I

М арнаt 
пол. О бозначение Н аим енование Кол. Мосса

ейкг.
Приме
чание

М -17 W -3 -5 8 5 .9 0 - f iC .U -14 М а р ка  М -1 7 f 2 2 ,5
М -18 - 1 4 М а р к а  M -1Q 1 2 2 ,5
М -1 9 -1 5 М арка М -19 2 2 ,9
М -2 0 -  8 М а р к а  М -2 0 4 12,1
М -2 1 - 1 7 М а р к а  М -2 2 1 30,3
М -2 3 Иголок $0*56*9ТОСТ6510-88

€ -2 1 0 0 1 14,1
М-31 Иголок 70*70*6ГОСТ8509-85

€ * /6 2 0 2 10,4
М -32 -в *  512 2 3(3
М -33 Уголок50*50*5Г0СТ95С9-86

t * & 7 0 4 to

Спецификация Ост на / фрагмент фасада £.

См. Вместе а листом ЯС2-6; 9.

ЯачотЭ.
Н-контр.
ГИПСТР.
Ш .за.

Сацюн
Ковалев
Шленова

Z T

6&91
6-&-9I

При&язан

Ut&Hs.

«107-3-585.90 ДС2
ЗР9Ю(6)н6 с кабельным эпвжом 
(2РУ 105*18-Ж5-36Ч-КО)

План кровли.
Специсринация к фрагменту 

фасада.

ОпадияХ Лист j7ucmo$
РП 10

ЕЕВЗАПЭНЕРГОСШПРОЕКТ
Ленинград

формат Я3

[
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Tsg^hsp
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3 3 5 0  
6000

: 750

18000

6 ©

Марка,
поз. О бозначение Н аим енование Нол. Массе

ед.кг.
Приме.
яание

Ф -1 i m - ' / s i .  6 м ./ Ф ундамент  2 Ф /5 .3 -1 В 3000 М м *
СРВ! ГОСТ 1 3 5 73 - 78 Б л о к Ф БС 9 .3 .6 -г 27 350 Ш н *
Ф Б 2 ГОСТ /3 5 7 3 - 73 б л о к  <Я 6С  2 4 .3 -6 -Т 4 370 OAOSJ
ы /. ‘i /S . I - 2  {о т / 5  а л к а  ЗБ Ф 6-ЗАШ  Ь 6 1300 0.52м *
6 2 1. 4 / 5 . / -  2  ВЬЮ. 1 Б а л к а  ЗбФ В-бАШ & 2 1200

М а т е р и а л ы
Б е т о н  класса &  7 5 - 2 .3  m l

Деталь установки стойки СИ 
* Ж .

____ si
С-1

Р а с ч е тн ы е  г.ггемы н а есчзок н а  ф ун да м е нты  

Sf&mSoy ф ун да м е н т _Р я до 8 о й  а х ш б а м е н т

Of"- 8т»Г7&Ь н. , * " ‘ 37,7тс(зе9,5кН)
Щ ебеночная

подготовка
Н н= 5 б т с(5 Щ З *н ;

М_ - (SJtm f1ST 8*Нм) Спецификацию на стойки С-1 см. л. АС2-1Ь.
См. Вместе с листами АС2 -15. /4, 26.

При&язан

Ось ЧЛ-3-585.90-АС2
НакФ.д- j______
Нкснтр. Сот я _ ЗРУЮ(б)к5 скобельным этажом 

(3P3f0-6>/8-3fC6-36-f-A3j рс
. Схема расположения зле- 
_ нентоЗ фанваментоЗ здания

12

*Я>-

СЕВЗ/ШЭНЕРГОСВЬПРОЕКТ 
Леминер^ 

формат ЛЗ
ар>/Л/£-г?Л
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/. Согласно т ехнического отчета по инженерно-геологи
ческим изы сканиям  основанием звания являют ся пески 
мелкозернистые со следующими нормативными прочност
ными и деф ормационными характ ерист икам и:

Г - -  Ф Wрад, J > * i,8 r /# 3 ;  С *2кЛ а  (0 ,02  *rc /cM *J ; £ «  4¥,7мПа 
(150 кг с / см*). Грунтовые воды  отсутствуют.

а. Нормативная глубина сезонного промерзания 240см.
3. По верху ф ундаментных балок и блоков Выполнить 

цементно- песчаную гидроизоляцию толщиной SQ мм соста
ва / ;2 с уплотняющей добавкой ( церезит , алю минат  
нат рия, битумные мостили).

4. ПыГподошвой ф ундамент ов выполнить песчаную  
подготовку толщиной 40 см.

5. Обратную засыпку пазух котлованов производить слоями 
15'20см  с тщательным послойным уплотнением, исключаю 
щим просадку грунт а.

б. Ф ундамент ны е балки укладывать на бетоне /мае -  
са &Ю .

t  Б л о ки  Ф б  уклады ват ь на бетоне кл а с са  &7в5.
в. бирпичный цоколь толщ иной 680 мм уклады ват ь на  

фундаментные балки 6 4 .

*-Яы кфзортат ЛЗ
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С пециф икация х с х е м а м  располож ения колонн и  ригелей

С хем а располож ения холонррригелеи на отм . 7.370 

*2 х-1 к ч  J t L

($у V

Марна.
поз.

Обозначение Н аим енование Кал. Масса 
«4 яг

Приме-
чание

К Ч 4 0 7 -3 - SSS. 9 0 -ЯСЦ-2 . Колонна 2К604. 42-21’ Я 4 шо 1 5 5 **
К -2 - 3 Колонна 2  КБ 04.42-2.1-6 1 3880 4.55м *

Л-3 - к Колонна 2X 604.42-2.1- 6 2 3880 1,55  м *

Р Ч lOZQ-Uss бы гг. 3 -1 Ригель РДП4.56- 70Ат1 4 2 5 5 0 1.02м*

Р~2 /. ого- Ча йю.з-1 ригель Р 0П 4.56-6О 4 2350 0.34м *

сч 3. Ш . / -  /5 7  Зып. / С т ойка С 0 Н 52 -3 3 4 5 7 5 оль

(2> *$ КЧ .

$000
ТТ * & '

$000 $000

ХЧ

**■ + ■  4 Ф
1020-1/83-6-7005

f - l
©  ©

2-2
РЧ

РЧ

кч
2730

0.000

^ л о

7.300 1020-1/83 6-1 001

-2.440

2 т £ «Ч)\* £ S000 J-

- &  «  ф

Л’ /

8000

к ±

8000

С нЬ ест е е л . А Ы - I Z

ПриВазан

и*8.ы*

U J 7 - 3 - 5 8 5 . 9 0 - A C Z

ЗРЦЮ(6)яЬ скобельным этажом 
(ЗРУЮ-6* 18-Ж5-35- 1-/OJ
Схемы расположения 
колонн и ригелей СЕВЗ*ЮН£РГОС£ТЪПРО£КГ 

Ленинград
формат АЗ

Cf0/0/J~£>X
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Чгдои/f $у#|

С х е м а DQCn' * *-.— — • Ж аяиj: плит пеоекро/тия

I T♦00+
I T р т ~

МО Г -----  ГлГ
и

Д В Е а т ^ У г ,  ife - n - n  i ,

8j£.€J№£L. {1?£&9£?аХ- ~h < пл и т покрытия 
ZL Ш

а Л С 2-17 '\^  f l c i : n

| L . i £ ___ % 7Г  " I  , /  я5 ij?

« •

С п е ц и ф и к а ц и я  н  с з х м е  р а с п о л о ж е н и я  п л и т  п о к р ы т и я  и  п е р е к р ы т и я

Марио,
ПОЗ.

Обозначение Наименование Но/, М ат
ед. кг.

Приме*
чате

П л и т ы  покры т ия

~~П2 i[О Н  1-3 ВыпА Рядовая ПК56.issR lk  г S 2600 1.04мJ

П 6 1.04.11-3 Вып.1 Пристенная О т . 15 '6ЯГгТ j 6 2630 tos*3
п ь 407-3 - S8S. 90-ЯСМЧ Рядовая про56.15- б№ - Я 1 2830 1,13 м3

Плиты перекры т ия

т м Ш - $  ёыл.е рядовая ПРС56.15-16Я Ъ 6 1890 И З  м3

П5 3.006.1-2 .<57 5ып.2 Плита П Н -156 42 НО 0.04мЗ

ns 3 0 0 6 .1 -2 .8 7  Выл. 2 П лит а 0 1 5 ^ -8 3 4Ю 0,16 м3

п Т 1. ОН 1 -  3 Выл. 1 Рядовая ПК56. !5 -12 fU tr 3 2500 1,04м*

Ст акан для крош/ньпс 8ентилЯт0ро1

~ ~ с Т ' 1 .4 8 4 -2 4  Вьт.1 G6 7 R -Z { гзо 0,12м*

М ат ериалы

Бетон кл а с с а  & 2 S — И м 9

См. Вместе с листами ЙС2-16; 17. Привязан '""" - "

ЦнВ. //:.

407-3 -585.BD-flC2

Ноя.тд.Роменспий w h f.K.9 ЗРУЮ (ф6 с кабельным этажом 
(ЗРУЮ’ 6 *!8 -Ж 5 -З б -1 - К З )

Ш З Ш Ш ^и Ж  Р / № . |
Н. кон то. Саиюк РП 15РИО то КоВалеВ b.KJ,

ШленоВа J & r 6 a * Схемы  расположения плит 
покрытия и перекрытия СЕВЗА ПЖРГОСЕГЪПРОСЮ 

Ленинград] ]
формат ДЗ
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Ц  М С -9  Ч Ь/ ГОСТ526* - £0-77-ДS 1 - 1 2 -2
? '  1 W 1 5 0 ..... у

п з

ЗРУЮ(е)х& скобельным этажом 
(З Р У № 1 В -Ж Б -З б Ч - К З ]

Стадия Лист Ластов
Р П f 6

Схемы располож ения плит 
покрытия и  перекрытия. 

У зл ы  I i  ж .
СЕВЗАПЗНСРГОСПЬПРООСГ

Ленинград
* л - сроркзт ДЗ

ср/0/#-0Л
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- 0 . Щ -
no /0; 32

no о си  *  Л

по 36 * 0 51
i m i - и ч  19

7.4М

1.030.1-13-1 21
ПК*2.

______________— —

Ш й И . Ь - 1  2 Ь  

ПК-1 Л *

5 . Ш

- о т

1  п е г 11 п а  ! 
il I' 1 П С * !

V  п а  ‘ |j п а  [j 1 П С 1 j
¥  ПС2 '
г г  1! йа

1 n e z  !
1 п а  и!' п а  ±

1  _ » « .__ I |[ п а  (, ; п а

/4 ; 56; 5 7

1 0 3 0 .1 '1 .3 *  f  Щ  12_
1.030 М . У  2 -080 , -

(Ь  ©

*я ?

/70 004/ ,  5

п о  10; 3Z
1 .0 3 0 .1 -1 3 -1  0 7 ; 17

ПО 36

по оси  ,  £ *  п о  оси J *

П К -2. ПК-5  П К-2  ПК-3
Z A 34 ~ Z 2 s .  , . _ z

См Snecme с листом Д С 2 -1 9 .

S 3

Привязан

Цнв-Нх.

М 3 7 - 3 - 5 8 5 . 3 0 - Я С 2

Пая. on7д. Роненский ж л ЗРУ!0(б)к& с  кабельным эт ажом  
(ЗР У Ю -6*16 -Ж 5 -3 6 - 1 -кэ)

Стадия Лист Листов
Н. конто. С аню * ч й г< игл РП 18ГИОстр Ковалев 1 t i l
Иач.гр. Шленово Г ^ Г - -’ сел С хем ы  ра сп о л о ж е ни я  

ст еновы х панелей.
т зт ж ргос& ъ прю гт

срормат ЯЗ
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Специф икация к  схеме расположения стеновых панелей
Марка,
ПОЗ. Обозначение Наименование Кол. Масса

ед.нг
Приме
чание

па i03Q,1-1 ёыл.0'3, 1-1 ПС 60.12.2.0 -2. Я -31 16 то 1,42м1
ПС2 1030.1'1 бил. 0-3; 1 4 ПС60.18.2.0-З.Я-31 10 2200 2,13 м 3
псь 1.030.1-1 fan. 0-з: /./ ПС 60.12.2,0*2 Я '36 2 1400 1 М « *
пси 1.030.1-1 Sun. 0 -3 : 1-1 ПС 30. 18.2,0- 6  Я* 56 2 1100 1,06 м 3
ПСБ 1 .0 3 0 .4  К и п .0 -3 :1 -1 2П С 12.18.2 .0-Я -53 2 Ш 0,42м3

ПС 7 1030. Н  Sun. 0-3; 1-1 ЗПС41.180.2.0-Я 8 200 а*м *
пса i. 030.1-f  8 ы п .0 -3 ;Н ЗПС41.120.2,0 -Я 12 150 0,15м3

ПК-< 1030.1-1 Bun. 2-1 пкзо.ю -г 8 700 0,28м3
П К '2 1.030.1-1 Вып.2-1 1 ПК 39.10-Т -1 4 800 0 .3 2 » 3
пк-з 1030.1-1 8 ы п .Ы 1ПК39. 10-Т 2 4 т 0,32м 3

М ет алло к о н с т р у к  ц JU

i m a i-f . 4 -i- iso Элемент крепления Т-3 32 ОЛ
МС-1 W 3Q .H  4 -1 -2 7 0 Цлделие соединительное 16 0,26
m-z 70 .6 .060 .80 изделие соединительное 32 Q23
МС'17 1.030. Н 4 -1 -3 2 0 изделие соединительное 20 0,41
МС-25 75.75.6.080.150 изделие соединительное 4 1,03
М С -5 360.10.070.360 изделие соединительное 8 <0.2
МС'20 4 0 .8 .0 6 0 .1 5 0 изделие соединительное 8 0,38
мс-гР 40.8 .060 .110 изделие соединительное 8 0,28
19 i  ОЗО.Н.З:2-5±4 Лист 8 лтогОСТ13903-74* Ю 0.7

МК-1 Уголок 30*56*6ГОСТ<8510 -86
€ -6 0 0 0 4 №

МК<Г Уголок 90*56*6Г0СТ85Ю-86
€ -3000 4 20,1

мкч

См.Вмест е с м е т а м  А С 2-18 .

К. контр.
Роменскиа
Сачю н SA3S

ГИПстр. КоЁалёЗ
Нач. ер. Щ леноба - н с *

Прибязан

—
HhB.N I _ _

Щ-3~5В5.Э0 -ДС2

( З ри  Ю - 6 * ш -ж 5 '3 6 -г К у
С х ем ы  расположения 
стеновы х панелей. 

Спецификация. У зел {

РП 19
Листов

ШЗАтРГОСПЬПРОЕКТ
Ленинград

формат ЯЗ
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С хем а р а сп о л о ж е н и я  м ет аллоконст рикиий В перекрытии 
для пропу с к а  ка & е л е и

м-8
м -*Г

М -23
M S

г>
V»
<1

С хем а располож ения мет аллоконст рукций 6  
перекрытии Оля освещ ения

«о

£

С пец иф икац ия к  с х е м а м  роспсиохсения м е т а л л о ко н с т р у кц и й  ¥  
покры т ии и п ер екр ы т и и  н а  лпок f$OQP

Марка,
ПОЗ. О бозначение Н аим енование Коп. Масса.

dt.nr.
Приме
чание

М -6 ШВвААСр 18-ГОСТ 82^0-89
<?- юоо - юл Н7.9н

М-3 4 0 7 *3 -5 8 5 .9 0 -ЯС. 0 -6 . М арка м-3 2 6.2
М -4 -7 М арка М-4 41 <7
М -5 Уеопок 50*50'$SOC7dS09-S6

{  =1000 - 5 7 7 80Ам

М~ 8 fiC U -10 М арка М -8 6 4.5
М -2 5 - 9 М арка M -2S 36
М -2 6 Аист 6 -ГОСТ 13903-74*

S *  150450 28 /./
М -2 7 Узолок 75*75*$-ПСТ6$03-86

{*  1700 4 Н .7
М -26 Уголок 75*75*6-ГОСТSS09- 86

8 *3 2 0 0 4 2 2 .0
М -2 9 4>Ш1- ГОСТ5781 -82  *

(=  В 5 0 28 Д/

ТР-1 ГОСТ 1835- 8 0 * Ясбестоцементные трусы 
Ф *00 170 160

При&язан

См Вместе с листами 8С2-23; 24.
L/H&//S.

Нач.отО1РотнскиО w k <-<ТЭ'
Н.контр. Сацюн (ьЫ9
ГИЛ c m КоВалеВ 4.CS9»
Ноя. гр ЩленоВс/ уК-У

AD7-3-585.B0-AC2

ЗРУЮ (б)к&. скобельным этажом 
(3 P y /0 -6 * /6 -3 tc 6 -3 6 -i-K 3 j

Стадия Лист ЛистоВ
РП 2 1

Схемы  расположения 
металлоконструкции В 
покрытии и перекрытии.

сев ЗАПзнгртсстьпРсш 
Ленинград

Л /у формат А З

о?>/ЯГ-0Л
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С пе ци ф и кац и я л схем ам  р а сп о л о ж е н и я  металлоконструкции 
$ покрытиии и  перекры т ии н а  т ок 3 /5 0  Л

М арт ,
т у О б о зн а ч е н и е Н аим еноб  а н и е Кал. Mas®

ед.кг.
Приме-
чсние

м -з 4 -0 7 -3 -5 8 5 .Я 0 -Я С М -8 М ар ка  м -5 г 6 1
м -ц - 7 М а р ка  М -Ч 4/ 1.7
М -5 Узсюк so '50*srocresc3-8s

i f  =  m o - 3 ,7 7 ш »
м -з UJo ел л ер  2 - гост 8240- 83

£ *  WOO - Ю Л 120,1ц

м -g -1 0 М арка М -8 6 4 .5
М -2 5 - 3 М ар ка  М -2 5 32 3 3 .7
М -2 6 Л  ист 6-ГОСТ13303- 7 4 *

5 *  150 4 5 0 2 9 и
М -2 7 У ЗОЛОК 75-75* S ГОСТ8503-86

• г»  п о о 4 11,7
М -2 8 Уголок 75*75*8-1Ш 850№

6 -3 2 0 0 4 П .0
М -2 9 ФгОЯ-ГОСТ5 7 8 1 -8 2 *

€ »  1250 2 8 3.1

Тр-1 го ст  1 8 3 3 -8 0 *
Асбестоцементные трубб/ 

ФЮО 8 *  /7 0 /S3

Спецификации металлоконструкций- к сзоамам 
расположения плит покрытия и перекрытия

Марка,
поз.

О бозначение Наименование Ксл. маха 
ей кг.

Приме
чание

М  ет аллсконсгпрукций
1 Г 3 .7 ~W C -3 4 0 7 -3 -  3 8 5 .3 0 - Я С .0-20 М арка М С-3

М С Л -2 2 М арка м е л 12 1,5 \

ИС~6 - - п М а р к а  м с - 6 1 3 7 2
М С-9 ШВеплер 15- ГОСТ 82^ 0 -8 3 12 73 ,5 £*5(00
м с -ю Й С М -25 М арка М С -10 12 8,1

МС-12 </>2231 ГОСТ5 7 8 1 -8 2 * 8 . и {*6 k 0

МС-17 ф /6 Я 1 ГОСТ 5 7 8 1 -8 2 * 8 0,55 £*S S 0_
МС-23 1.020- </83. 7 -1  8 0 изделие соединительное 12 ЗХ

/ Ф 6Й 1-Г0С Т 5 7 8 1 -8 2 * 180 0,0k 8=200
Л Р -/ М М -5 8 К ар ка с  К Р -1 30 13Л

2 Ф 6Л 1 ГОСТ 57 8 1-82

£  =  4 0 0 180 о м

ПриЗяэан

Uno./Ji

<*07 - 3- 5S5.3D-ACZ
„--

Н с к Ш Ромекний S.csy. ЗРУЮ (6)кВ скобельным зтаяоом 
СЗРУЮ -6 х 18-Ж 5 -3 6 - 1-КЗ)

Стадия лист ЛастоВ
Н копта Саиюн РП 23ГЦЛстр. Ковалев itf9l
Нач. ер. Ш ленова -ixrifСпециф икации к схем ам  

расположения металлоконструкции 
$ покрытии и перекрытии.

СЕВЗАПЗНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ
ЛенинараЭ

*• Зъ- формат а з

<?л?&/Я-0Я





9 5

См Вместе с листами - АС2-Щ27.

Нан.отд. Роненский ч у \ И- л
Н. контр. Сац/ок Л ? г ■>v, 31
ГНПстр Ко8оле& 6*&с-
Нан. со ШленоВа Т Я ~ -
иною. Зоробьвёа ;ог. *

При&язан » *

(JH&a/S

МП-3- 5B5.SD-/ICZ
3 P & 0 (6 J k  & е каБелмым тэ ю ь!ртздид\ Л а т  <Лисггс& 
(3 P yiO -6 *f8 -2 tC S  -3 6 -h  К Э )

Схема расположения 
каналов и приямкоб

РП Z 5

США ПЭНЕРгаСЕТЬПРООГГ 
Ленинград

« Л - Ф орм ат Я д i\
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Спецификация я схем ам  расположения каналов и  приямксб
М орю ,

поъ. Обозначения Н аименование Кол. Масса,.
ед.кг

Приме-
чание

М -3 * 0 7 - 5 - 5 8 5 .3 0 -  H CU-12 М а р к а  М - 3 — * ,0 5 2 5 .8  м
М -11 И М а р к а  М -11 - 4 ,9 36, Ом
M - I Z У голок 75 я J5 * $

Г ОСТ850Ш  € -1 0 0 0 6 6,3
М -13 Уголок 100 х ЮО* 7

ГОСТ8 5 0 3 -8 6  € = 2 4 0 0 8 2 5 ,3

Сборные б е т о н н ы е и ж е л е з о б е т о н н ы е э л е у/енть !
Ф 5 С ГОСТ 1 5 5 7 9  - 7 д < Р 5 С 3 .3 .6 -Т 2 8 3 5 0 0,1*6 м*
П Ю .5 З Л 0 7 .1 - 1 5 7 .1 - /5 П л и т а  П Ю .5 2 0 73 0.029мз

п - 1 Г О С Т * 2 4 8 - 7 8  * - 4 0 0 *1 2 0 0 *6 6 0 *2 5 16 * 3 ,2
T p - i ГОСТ 1 8 3 3 - 8 0 Труба/ асбестоцемент-

ны е ФЮО € *  3 0 0 60 —
•

М а т е р и а л ы
б е т о н  к л а с с а  Ы О — — 11,0 м^

См. Вместе с листами ЛС2 -1 5 ; 26.

Привязан

W7-3-5BMD-/ICZ
"̂7Нжотд. Раменский гМ.9> ЗРУЮ(6j*a отбельным этаэт. 

(ЗРУЮ-6 И8-Ж5-36-1- ЛЭ)
Стадия Лист Листсб

И. контр. Сацюк ? Р/Э РП 27ГИПсгтКо&але5
Нач. го. инок.

Шленоба&сробье&7J k ~ -
-

i* 9 : 
*0? 9

Схема расположения плит покрытия каналоб и приямкоВ. КВЗАПЗНеРГОКТЪПРОЕКГЛенинград
Срор^ат Д$\
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Спецификация элементоб на лестницу Л-1 j
Марка,

поз. Обозначение Наименобание Кол
Масса
edjee.

Примеча
ние

1 4 07 -3 -58 5 .9 0-А СИ-18 Рама Р-1 1 215,6
2 1 4 5 0 3 -6 3 2 .0 .02 .0 Площадка ПГВ-24.9 2 112,08
3 1 .4 50 3 -63 11.02.0 Лестница ЛГВ45-50.9 1 182,3
4 \l4 5 0 3 -6 3 6Л.0.0.0 Стайка СБПГ 2 5 6 6
S 1 .4 5 0 3 6 3 4.0.0.1-06 Пооичень ЭПЛГ-24 1 8,97
6 1 .4 50 3 -63 4 .0 .02 -0 6 Струна ЗСЛГ-24 1 2 ,7
7 1 .4 50 3 -63 4 .0 .03 -0 6 Бордюр ЭБПГ-24 1 10,4
в 1 4 5 0 3 -6 3 6 Л 7 .0 .0 Стойка СТПГ 6 5,14
9 1 .4 50 3 -63 5.1.0Л 0.-01 Стойка СЛГ45л 4 7 ,77 -
10 1 .4 50 3 -63 4.0Л 1 Элементпооичня

ЭПЛГ4 5-30 2 15,87
11 1 .4 50 3 -63 4Л Л .2 Элемент струны

ЗСЛГ4 5-3 0 2 4 ,72
12 1 .4 50 3 -63 8 .0Л .0 .03 Добор струны углобой

ДСЭГ-45 2 0 2 4
13 1 .4 50 3 -63 6 Л Л Л Л 1 йобоа пооичня иглабай

ЗП 9Г-45 4 OS
14 1 4 5 0 3 -6 3 4Л0.1-01 Паоичень ЭППГ-9 э 3 3
15 1 4 5 0 3 -6 3 4 Л 0 2 -0 1 Стоина ЗСПГ-9 5 0 S 9
16 1 4 5 0 3 -6 3 4 Л 0 3 -0 1 Бордюр ЭБПГ-9 3 3 .8

B a m M IZ______ 16

См. Имеете с листом А С 2-30

Прибязан

т н

НочмтЗ.

ГИПстр.
№ЛР,—
Инх.1кат.

407-3-585.90-АС 2

ЗРЧККбкб с кабельным м ахам  
СЗРЫ 0-бх13-Хб-36-1-КЭ)

Стадия Лист Листай

РП 2 8

Лестница Л-1 СЕВЗАЛЗНЕРГОССТЬПРОеКГ
Ленинград

Формат АЗ

!
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ПЛАН Спецификация элемента 5 на лестницу Л -2

Маркс., 
поз. Обозначение Наименайание Кал

Масса
еджг.

Примеча
ние

1 4 0 7 -3  58 5.90 -А С М -18 Рамс Р-2 1 86,15

2 1.450.3-6 .3  2 .0 .0 2 .0 Площадка П ГВ-15.7 2 58 ,94
3 1.450.3 6 .3  1.1.С.2.0 Лестница Л ГВ 4 5 -3 0 .7 1 166,15

4 1.450.3-6 .3  6 .0 .0 .0 .0 Стойка СБПГ 2 5 ,6 6
5 1.450.3-655 4 .0 .0 .1 -03 Поручень ЭППГ-15 1 5 ,5 8

6 1.450.3-6 .3  4 .0 .0 2 -0 3 Струна ЗСПГ-15 1 1,66
7 1.450.3-6 .3  4 .0 .0 .3 -0 3 Бордюр ЭБПГ-15 1 6 ,4 8

8 1.450.3-6 .3  6 .0 .7 .0 .0 Стойка СТПГ 6 5,14

9 1.450.3-6 .3  5.1 .0.0.0-01 Стойка СЛГ45 л 4 7.77

10 1.450.3-6 .3  4.0.0.1 Элемент пааичня
Э П Л Г45-30 2 15,87

11 1.450.3- 5 .3  4 .0 .0 2 Элемент струны
Э С Л Г45-30 2 4 ,7 2

12 1.450.3-6 .3  8 .0 .0 .0 .0 .3 Добор струны углобой

Л С З Г-45 2 0 2 4
13 1.450.3-5 .3  8 .0 Ш 0 .1 Добор поручня углобой

Д П У Г-45 2 0 ,9

14 1.450.3-6 .3  4.0.0.1 Порцчень ЭППГ-7 3 2 ,5 6

15 1.450.3-6 .3  4 .0 .0 2 Страна ЗСПГ-7 3 0 ,7 6
16 1 .4 5 0 5 -6 .3  4 .0 .0 .3 Бордюр ЗБПГ-7 3 2 ,9 6
17 4 0 7 -3 -5 8 5 .9 0 -А С М -25 Марка МЛ-1 2 11,4

18 ГОСТ 85 1 0 -8 6 Уголок 90x56 x6  L=2030 2 13,6

19 4 0 7 -3 -5 8 5 .9 0 -А  С 2 -2 6 Марка МЛ-4 2 5 ,9

2 0 -2 7 Марка М Л-5 2 3,4

Болт М12 12

Нсчмтд.
Нжонтр.
ГИПстр.
Нач-гр.
Инж.1кат.

Раменский
Сацюк
Койалеб
Щгенойа.
Калииьха

ш X.cW
Ш Л
S.trif
fJUL
i.OS.ii

407-3-585.90-АС 2

ЗРУ 10(61x5 с кабельным этажам 

СЭРУ 10-бх. {&-ЖГ-36-2-КЗ)

Лестница Л-2

Стадия Лист Листай

РП 29

СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ 

Ленинград

Формат А З
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SJ080

Г0СТ5264-€О-Н1-ъ.6 
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Ф И

См. Вместе с листам АС 2-28,29

Лестницы Л-1 Л-2 Выполнены по серии 1.4503-6 Вып.0-1,2. 
У з л ы  Щ IV , V, Виды Л, К, сечения Г-Г, И-И смотри Выпуск 0-1  
для конструкции из еорячекотанных профилей.

Начмтд. Раменский ЙЛГЛ/
Нхонта. Сашок tjCS.1l

fPS.9/_

ГИПстр. Кодалед 1
ШленаВа

ИнжЛкат Колинько

ПриВязан

ИнйЛ

407-5-585.90-АС2
ЭРУ Ю(5М0 с кабельным этажом 
{ЗРУЮ-6х18-ХБ-36-1-КЭ)

Стадия Лист Листай
РП 30

Лестиииы Л-1 Л-2 
Узлы А. 6. а

СЕВЗАПЗНСРГОСЕ ГЬЛРОЕКГ 
Ленинград

Формат АЗ
•А



Ы
по

дл
. \

 П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

I б
эа

м
<*

&
*г

4 i

I.
р. f  и

м-36
> &\ \ \  \  \
\ 8
' § 1 1- Г1иоо,. jooo . 3000,. 3000 3000 1 3000
ь Д ь-------- :_tь___ ___ }
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Спецификация к  схема расположения металлоконструкции

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол. Масса,

ед.кг.
Приме- 
чание

М-35 407-3 -585.90-ДСЦ-ЗЗ Марка М-35 — 7.1 54,0м

М-36 Л и с т  6-ГОСТ/3303-74*
3*495*3000 6 70,0

t

Устройство чистых полов см. лист ДС2.-Ь.

Привязан

L/H&. Нг

Начотд. РоуенскяТ
Н. контр. Сацюк
ГИПстр. Ко&але6
tfeLSEL Шленсха

JLL

407-3-5S5.9D—ЯС2
ЗРУ Ю(6)к& с кобельн&м этажом 
(З Р У Ю -6Н Э -Ж 5-36-1  -  КЭ)

С х е м а  расположения  
металлоконструкций д л я  

транспортиров^ оборудования.

Стадия Лист
РП 31

*Листов

СИЗАПЗНЕРПШЬПЙООЛ
Ленин&рсА

■Н- Срормат АЗ



юг

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные ( начало)
г Общие данмь>е (окончание)
3 План на отм 0.000. Разрез {-{.
4 План на отм. 3.100. Разрез 2 - 2 .
5 Установка 1°а и 4 * электропечей. Рама для

установки f 0L*u4* электропечей.
6 УстаноВка 2* и 3~ электропечей. Р а м а  для

устаноВки 2 - и 3* электропечей.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

П л д н -  с х е м а

Удостоверяю, ото проем, c o o m 6 e m < ^^e0cmfe нормами и
правилами, а ««Ч Д О о ш А  сооруже,„ иа  е опасном

_  a  э  ^  пР о и з 6 о д с т Sq  б е з о п а с н а  п р и
совпадении преЗуснотренньж проектом мероприятий

ВлаВный иноренер проекта  
ВлаВный инженер проекта  
привязывающей организации

^Д'Фомин

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Н аименобание Примечание

Ссылочные документы
Серия 1. 469-7 Покрытия зданий с крышными

был. 2.3 Вентиляторами для бессронарньх
зданий и зданий с зенитными
еронарями.

Серия 1. 494-27 Воздуссоприемные устройства
бып. б с подвесными утепленными

клапанами
Серия 5.904-13 Заслонки воздушные у насри ии-

бып. /-2 рованные для систем венти-
ляции

J

Прилагаемые документы
- ое>. со Спецификация оборудования Альбом 4
-СА.ВМ Ведомость потребности S мате-

листая Альбом 5

Привязан

UhB. Ms

Ш - 3 - 5 8 5 . 9 0 - 0 &

Нач.атд Раменский £СЦ>- ЗРУ Ю(&)кВ С кабельным этажа* 
СЗРУЮ'6*18'Жвд6-1-  КО)

Cmadus Лист Листов
И. контр Ломоносов А>Л М9( РП 1 * 5ГИП (Ромин 0Ц{
Нач. гр. Колпаков ж ? Общие данные 

(н ача л о )
СШАПЭНЕРГОСЕТЫРОШ 

Ленин spa О
мп-Зу

apfOSt-fA Формат ЙЪ
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Х а р а к т е р и с т и к а  о т о п и т е л ь н о -В е н т и л я ц и о н н ы х  сист ем

Обоз
начь
н и е
с и с 
темы

К ол. 
cue- 
тем

Н а и м е н о в а н и е  
о б с л у ж и в а е м о  ео 

пом ещ ен ия  (т ехноло
гического  оборудова

ния J, г

Ш и п
у с т а 

новки

£ > е н т и  л  я т о р > Э л е к т р о д в и г а т е л ь

П рим ечание
тип  ис пот

» п° .ьЗр&бо
защите

Ns
Сссе
МО
испел
нет,

па
ло-
ж е
HUS * 3А

J Z _
П а

№

П ,
о б /
/мин

т и п ,
исп ол нение  
по Взрыво

за щ и т е

И ,
КЬТ

" ,
о б /
/м и н .

Ы 1 К Р У  1 0 ( 6 )  к ь S K p l f . 00.15& 4 I — т о гео
(2 1 ) 8 3 0 Ш 6 3 & 6 У 2 0,26 8 3 0

т 2 К а б е л ь н о е  помещены e c m e c t п Векно}1 /5 3 0

?
1
I«0
с

I
5>

<S

Общие указания
t Проект р а зр а б о т а н  н а  3 р е ж и м а  н а р у ж н о г о  В о зд уха  
для х о л о д н о г о  п е р и о д а t м инус 2 0 *С , м и н ус  З О 'С , 
м и н ус  ЬО 'С .

&  Т е м п е р а т у р а  В о з д у х а  8 п о м ещ ен и и  К Р У  В хо л о д н ы й  
п е р и о д  го д а  а вт о м а т и че ски  п о д д е р ж и В а е т с я  м и н у с 2 5 \ 
на период р е м о н т а  *  5 * Ct В р а б о ч е й  зо н е  ■* /О Х  з а  счет  
В кл ю че н и я  Вручную  эл е кт р о п е ч е й .

3 . П роект  р а з р а б о т а н  ё соот 6 ет ст В ии со с т р о и т ел ь н ы 
ми н о р м ам и  и п р а ё и л а м и :

а) CHuflB.QJf. 0 5 - 8 6  „  О т о п л е н и е, В е н т и л я ц и я  и  кондиц ио

н и р о в а н и е  В о зд уха?
б) СИиП 2.09М~В1П вспомогательные здания и помещения 
промышленных предприятии У

В)ПУЭ изд. 6 „ П р а В и л а  у с т р о й с т в а  эл ект оо уст ано В он 7
4. К а б ел ь н о е  п о м е щ е н и е  н е  о т а п л и В а е т с о ..

5. К о р п ус а  э л е к т р о п е ч е й  п о с л е  м о н т а ж а  з а з е м л и т ь .£ М о н т а ж  с и с т е м  Вест и с о гл а с н о  С Н и П З .0 5 .0 / -  8 5

„ С а н и т а р н о - т е х н и ч е с к о е  о б о р у д о в а н и е  з д а н и й  и  

с о о р у ж е н и й .  П р а В и л а  у с т р о й с т в а  и  п р и е м к ц  работ Т  

I  После м о н т а о кс а  В с е  м е т а л л и ч е с к и е  ч а с т и  сист ем  

о кр аси т ь  м а с л я н о й  к р а с к о й .

ОсноВные п оказат ел и  по черт ежам отопления и Вентиляции

Наименование
Здания

(сооружение.)'
помещения

Объем,
м*

Периоды 
еода при 

Ь н '-С

Расход /пепла, Вт(ккал/ч}
Расход
холода,

В т
(ккал/ч/

Уста-
На

отопле
ние

На
Венти
ляцию

На
горячее
Водосна.
бо/сение

Общий

МООлчп*
НОЩИ
эл.

ОбиПОТ.
KS7

КРУ 10(6) лб 446 - 2 0 Ш т — — 9720̂ 0,25
КРУ10(б)кб> 446 - 3 0 12540^ — — — 0,25
КРУ ю (б) ке, 44£ - 4  0 . l75S0<f — — ilS S Q ^

J^TsiZQ — 035

Приблзан

Цн6.г/&
■ 4 0 7 -3 - 5 8 5 .  90 -0&

Начотд Раменский m t ЗРУЮ(§1 л 4  с кобельнь/м япаэкон 
(ЗР У Ю -6‘ <8-Ж Б-36-1-КЭ)

Н. контр. Ломоюсс&а &ОМ9-, 04.91 рл Z IГИП Фомин 0491
Нач.гр. КолпакоВ \Щ £ у 04.91 . О б щ и е б а н н ы е  

( окончание)
иВЗАПЗИЕРЖЕГЬПРОйа

Ленинград
коп. 9^.

___  Ф о о м а т  ДЪ
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П л ан  .н а  отп. о.ооо

П р и да н

UHS.H

'C7-3-5B5.9D-DB

Чач.отЗ. Романский Ш 2 р m i 5РУ1о{б)к& скаОелбНшэтаИсом 
(ЗРУ10-6*М-Ж6‘ 36-1-Кэ)

Опади/ Лист JJuc/noS
4-к.онтр. домомсо&г 0Ч.9{ РП 3run Фомин ОЧМ
Нан. гр. КомюкоО т / от План н а  о тм . 0.000 

Ра зр е з  /-/
СЕ65ЯЛЭНЕРГ0С1ТЬПР01КТ

Ленинград

Мвпир./РмЯ* Формат Д$







У с т а н о ё к о  $ *  печей

и р -г

У с т о н о ё к а  3  * печей

МР-В 6.9КГ
rtP-Ъ <ОЛкг

Притязая:

tlHi.U*

4 0 7 -3 -5 8 5 9 0 - 05

Нач.отд Роиенскии leaf! 0̂9-f ЗРУШ/5)к8 с кабельным эмамон  
( З Р Ш £ *4 8 -Ж о -5 5 - 1-К Э )

ОягдиА /!иал Ш ’с т Й
Н .ш т о ЛачоноссЁа <fr 0491 Р  1 6* 1run Фомин 043J
Нач.гр. Калпа коЙ та Установка 2 *  и 5*ж ктрапече0  

Рои а для у с т а н о в и  2 *  и з *  
электропечей

СЕШИ9Н£РГ0СЕТЬЛРО£КТ
Ленинград

Типовой проект 407-3-585.90

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293794/4293794950.htm

