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Содержание альбома 3

Лист Наименодание Стр.

4 0 7 -3 -6 4 4 .9 4 -А С

Строительные чертежи

1 Общие данные. (  начало ) 3

2 Общие данные. ( продолжение ) 4

3 О б и т данные, (окончание) 5

ЭРУ 1 0 * 0 П У -6 х 4 2 -Б М З -3 2 -2 1 -1 -К К

4 План и экспликация полой. Ведомость отделки помещений. 6

5 План нашим. QJOOQ 7

6 Разрезы 1 -1 * 3 -3 В
7 Фасады. 9

8 Схема расположения фундаментов Ю

9 Схема расположения плит покрытия. 11

10 Схема расположения стенобых панелей. 12

ЗРУЮ + 0 П У -6 х  4 8 -Б М З -3 2 -3 9 -1 -К К

11 План и экспликация полой. Ведомость отделки помещений. 13
12 План на отм. 0000 14
13 Разрезы 1 -1 -3 -3 . 15
14 Фасады. 16
15 Схема расположения фундаментов. 17
16 Схема расположения плит покрытия. 18

17 Схема расположения стенобых панелей. 19

ЗРУЮ  * ОПУ -6 x 4 8 -  БМЗ -4 8 -2 1 -2 -К К

18 План и экспликация полой. Ведомость отделки помещений. 20

19 План на отм. 0000 21

20 Разрезы 1 - 1 - 3 - 3 22

21 Фасады. 23

22 Схема расположения фундаментов. 24

23 Схема расположения плит покрытия. 25

-  24 Схема расположения стенобых панелей. 26

Лист Наименование Стр.

З Р У 10 * ОПУ -6 x 5 4 -  БМЗ -  4 8 -3 9 -2 -К К

25 План и экспликация полой. Ведомость отделки помещений. 27

26 План на отм. 0.000 28

27 Разрезы 1 -1 -3  - 3 29

28 Фасады 30

29 Схема расположения фундаментов. 31

30 Схема расположения плит покрытия. 32

31 Схема расположения стенобых панелей. 33

Общие чертежи

32 Архитектурные узлы А. Б. В. Фрагмент 1 34

33 Фрагменты Входа 1 и Входа 2 35

34 Фрагмент фасада 1 36

35 Схемы расположения фундаментов. Узлы t 3 , сечения. 37

36
ЗРУ Ю-6х21-БМЗ-32-1-КК

38Схема расположения металлоконструкций В полу и стенах.

37
ЗРУ 10-6Х27-БМЗ-48-2-КК

39
Схема расположения металлоконструкций В полу и стенах.

38

ЗРУ 10-6X21-6M3-32-1-KK

40Схемы расположения канолой, приямкоб и асбестоцементных

досок.

39 ЗРУ 10-Бх21-БМЗ-32-1-КК 41
Схемы расположения канолой и приямкоб. Разрезы сечения.

40
ЗРУ Ю -6х27-БМЗ-48-2-КК

42Схемы расположения канолой, приямкоб и асбестоцементных
досок.

41
ЗРУ 10-6х27-6МЗ-48-2-КК

43
Схемы расположения канолой и приямков. Разрезы сеченая.

42

0ПУ-6х21-БМЗ-21

44Схемы расположения каналов, приямков и асбестоцементных

досок.

43

0ПУ-6х21-БМЗ-21

45Схема расположения канолой лриямкаВ и плит покрытия.

Узлы U 5.

Лист Наименование Стр.

44
0ПУ-6Х27-БМЗ-39

46Схема расположения канолой и приямкоб.

45

0ПУ-6х27-6М З-39

47Схемы расположения асбестоцементных досок и металлокон-
струкций.

46

0ПУ-6Х27-БМЗ-39

48Схема расположения каналов, приямкоб и плит покрытия.

Узлы 1,2,4,5.

4 0 7 -3 -6 4 4 .9 4  -0 8
Отопление и Вентиляция

1 Общие даты е 49

2 Планы на атм. 0.000. Схемы систем Вентиляции В1(В2), ВЕ1 50

3
Установка 2 х  и 3 х  электропечей. Рамы для установки

51
2х  и 3 х  электропечей

4 0 7 -3 -6 4 4 3 4 -В К

Водопровод и канализация

1 Общие данные. 52

2 П л а н т  отм. 0.000. Схема систем В1 и К1. 53

удое*#- из з
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Ведомость рабочих чертежей оснобного комплекта марки АС

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные, (начало)

2 Общие данные. ( продолжение )
3 Общие Литые, (окончание)

ЗРИ Ю * ОГВ -6 x 4 2 -  БМЗ -3 2 -2 1 -1 -К К
4 План и экспликация полов. Ведомость отделки помещений.

5 План на опт. 0.000
6 Разрезы 1 -1 -3 -3 .
7 Фасады.

В Схема расположения фундаментов.

9 Схема расположения плит покрытия.

10 Схема расположения стеновых панелей.

З Р У Ю * а Л Н -6 х 4 8 -Б М З -3 2 -3 9 -1 -К К
11 План и экспликация полов. Ведомость отделки помещений.
12 План нашим. 0.000
13 Разрезы 1 -1 -3 -3 .

14 Фасады.
15 Схема расположения фундаментов.
16 Схема расположения плит покрытия.
17 Схема расположения стеновых панелей.

ЗРУ10 * ОПУ -6 x 4 8 -  БМЗ -4 8 -2 1 -2 -К К

18 План и экспликация палов. Ведомость отделки помещений.

19 План на опт. ОХЮО

20 Разрезы 1 -1  „ 3 -3 .
21 Фасады.
22 Схема расположения фундаментов.
23 Схема расположения плит покрытия.

_ 24 Схема расположения стеновых панелей.

Лист Наименование Примечание

ЗРИ Ю * ОЛИ -6 x 5 4  ~ БМЗ -  4 8 .-3 9  -2 -К К

25 План и экспликация палов. Ведомость отделки помещений.

26 Планнаатм. 0.000
27 Разрезы 1 -1 -3 -3 .

28 Фасады.

29 Схема расположения фундаментов.

30 Схема расположения плит покрытия

31 Схема расположения стеновых панелей.

Общие чертежи

32 Архитектурные узлы А, Б. В. Фрагмент 1

33 Фрагменты входа 1 и входа 2

34 Фрагмент фасада 1

35 Схемы расположения фундаментов. Узлы 1-3. сечения

36
ЭРУ Ю -6х21-БМЗ-32-1-КК

Схема расположения металлоконструкций в полу и стенах.

37
ЭРУ 10-6Х27-БМЗ-48-2-КК

Схема расположения металлоконструкций в полу и стенах.

38

ЗРУ10-6х21-БМЗ-32-1-КК

Схемы расположения каналов, приямков и асбестоцементные
досок.

39 ЗРУ 10-6х21-6МЗ-32-1-КК
Схемы расположения каналов и приямков. Разрезы, сечения

40
ЗРУ 10-6Х27-БМЗ-48-2-КК

■Схемы расположения каналов, приямков и асбестоцементные

досок.

41
ЗРУ 10-6х27-БМЗ-48-2-КК

Схемы расположения каналов и приямков. Разрезы, сечения

42

0ПУ-6х21-БМЗ-21
гСхемы расположения каналов, приямков и асбестоцементные

досок.

43

0ПУ-6х21-БМЗ-21

Схема расположения каналов лриямкоб и плит покрытия
Узлы V 5 .

Удостоверяю. что проект соответствует действующим нормам 

и прабилам, а эксплуатация сооружений с пожароопасным 

характером произбодстба безопасна при соблюдении предусмо

тренных проектам мероприятий.

Глобный инженер проекта ДВ. Лурье

3

Лист Наименование Примечание

44
0ПУ-6Х27-6МЗ-39

Схема расположения каналов и приямков.

45

0ПУ-6Х27-БМЗ-39

Схемы расположения асбестоцементных досок и металлокон-
струкций.

46

0ПУ-6Х27-БМЗ-39

Схема расположения каналов, приямков и плит покрытия
Узлы 1 ,2.4 .5 .

HhO.N

Наготй.
Н. контр.

Гипст
Ш Ш -

ЛищркЛа
Лурье
Пщзфенов

Раменский С  0734

&
Щ р у  07.94

ЗРУ10(6)кВ повышенной надежности с перегородкой 
1ежди секциями, совмещенные с ОПУ из элементов БМЗ

0734

0734

407-3-644.94-АС

Общие данные 
(начало)

Метав

46

ТЕВЗАПЗНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ 

Санкт-Петербург

Формат А 2
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

ГОСТ6629-88

Ссылочные документы
ДВери деревянные Внутренние для жилых
и общественных зданий.

ГОСТ 12506-81
Окна деревянные для производственных
зданий.

ГОСТ 948-84
Перемычки железобетонные для зданий
с кирпичными стенами.

ГОСТ 13579-78- Блоки бетонные для стен подВалоб.

110494 -2 4  6.1
Стаканы для крепления крышных Венти-
лятороВ, дефлекторов и зонтов.

ГОСТ 4248-78-
Доски асбестоцементные электротех-
нические дугостойкие.

ГОСТ 1839-80-
Трубы и муфты асбестоцементные для
безнапорных трубопроводов.

3 .4 0 7 3 -т  В.4

Унифицированные опоры под оборудоВа-
ние открытых распределительных
устройсВ 35,110,220к8

7150 В. 0 ,% 2 ,3.

Конструкции железобетонных быстро- ИэгатаВли-

монтируемых зданий ( БМЗ) пролетам
дает заВод 

СМ иК  
г. Тальяти6 м Высотой 4 м

2.460-15 ВО

Типовые узлы покрытий промышлнных
зданий В местах установки крышных
Вентиляторов.

2.460-18 В1
Узлы покрытий одноэтажных произВад-
стВенных зданий с рулонными кроВлями
и железобетонными плитами.

%
1
1

Iа

|
1

Обозначение Наименование Примечание

Прилагаемые документы

4Q7-3-644.94-ACM Строительные изделия Альбом 4

407-3-64434-АСВМ Ведомость потребности В материалах Альбом 6

Общие указания

13а условную отметку 0.000. которая соответствует абсолютной 
отметке » ~ ч, принят уровень пола помещения ЗРУ и ОПУ.

2 Здание Второго класса отбестденности.
3  Степень огнестойкости здания -  Вторая
4 Нормативные нагрузки приняты следующие:

-Вес снегового покроВа на 1м2 покрытия принят до 15 кПа (150 к гсЛ Л  
что соответствует IV снеговому району по СНиП 2.0W 7-85 

-  скоростной напор Ветра на Высоте 10 м о т поверхности земли принят 
до 038 кПа (  38 кгс/м2), что соответствует Щ  ВетроВаму району

5 Расчетная наружная температура Воздуха самой холодной пятиднеВки 
до минус 40°С.

Ведомость спецификаций 6 Сейсмичность района строительства принята до 6 баллов.

Диет Наименование Примечание

5,12,
1926

Спецификация заполнения проемаВ

8,15
22.29

Спецификация к схеме расположения фундаментов

9L16
2330

Спецификация к схеме расположения плит покрытия

10,17

2431
Спецификация к схеме расположения стеноВых панелей

34 Спецификация к фрагменту фасада 1
3637 Спецификация металлоконструкций В полу и стенах
38,40
42.44

Спецификация к схеме расположения канолой и приямкоб

,

7 Данные о грунтах приведены на схеме расположения фундаментов.
В Ограждающие конструкции здания приняты комплектной поставки из 

быстромонтируемых трехслойных железобетонных панелей повышенной 
степени заводской готовности по серии 7150.

9 Конструктивные решения узлоВ сопряжения элементов, указания па 
транспортировке, хранению элементов и монтажу секций панелей приведены 
В альбоме я Конструкции железобетонных быстромонтируемых зданий 
(БМ З) пролетом 6 м и Высотой 4м я инВ. N 7150 Выя О разработан
ном проиэбодстВенно-техническим предприятием т Энерготехпром0.

Ю Наружная поверхность стеноВых панелей окрашивается свликатной краской 
светлых тоноВ, за исключением торцоВ ребер панелей, которые окраши
ваются краской темного цВета.

11 Перегородки Выполняются из обыкновенного глиняного кирпича марки 75
на растворе марки 50 под шщклккщрку.

12 Отмостка здания -бетонная шириной 1м по щебеночной подготовке.
13 Фундаменты под стеноВые панели приняты из железобетонных стоек 

устанавливаемых В сверленые котлаВаны с последующей обетонироВкой 
пазух бетоном на Высоту 12м.

14 Фундаменты под кирпичные стены приняты ленточные из бетонных блокад 
с заполнением участков и шВоВ бетонам к/щса В10.

15 Кабельные каналы Выполнять из монолитного бетона класса ВЮ.
16 Стальные элементы и поверхности закладных деталей покрыть масляной 

краской за 2  раза.
17 Материал стальных элементов -  сталь С 235 по ГО СТ27772-68.

18 При замоноличиВании стыков В зимнее Время температура бетонной смеси 
должна быть не менее плюс 5°С за счет подогреВа заполнителей. 
Температура Воды не должна превышать плюс 20°С , песка плюс 60°С, 
щебня 40°С , цемент не подогревается.

Прибязан

HM.N

407-3-644.94-АС
ЗРУКИбкВ повышенной надежности с перегородкой 
1ежди секциями, совмещенные с ОПУ из элементов БМЗ

finom d РоменашО^ IhbMt»* 0734 Стадия Лист Листов
Н контр. ЛиэуноОа ы * ^ 07.94 Р 2П т ЛЯ»* 07.94
Гипстр. Парфенов 0734 Общие данные 

(продолжение)
ТЕВЗАПЭНЕРГОСЕГЬЛРОЕКТ

Санкт-ПетербургНачав. ШаеноОа 0734

Формат А2



План кровли

ЗРУ10+0ПУ-6х42-БМ З-32-21-Ж К

План кровли

План кровли

54000

___________________________________________________________________________ [5

Ведомость объемов сварных бетонных и железобетонных конструкций по рабочим чертежам
основного комплекта марки А С

W

ш

Наименование группы элементов 

конструкций Код
Количество, м* Примеча-

ниеТип 1 Тип П Тип I I I Тип N

1 Блоки фундаментов 591100 11564 11564 11564 11564

2 Панели стеновые наружные 583100 20.7 2 3 5 23.18 25.78

3 Плиты  покрытий 584100 20.86 23.82 26.78 29.74

4 Архитектурно-строительные

элементы зданий 589400 3 5 6 354 354 452

5 Конструкции и детали инженерных

сооружений 585000 5.64 6.44 6 5 7.12

И того 62.124 68.964 71564 78524

Материалы на изготовление сборных бетонных и железобетонных конструкций учтены в ведомости 

потребности в материалах и отдельно не учитываются

Тип
здания

Сокращенное наименование 
здания

Перечень листов в альбоме относящихся к конкретному 
типу здания

1 ЗРУ10*0ПУ-6х42-БМЗ-32-21-1-КК 1 2 5 А 5 Л 7 А 9 ,1 0 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 8 5 9 А 2 4 3
и ЗРУ10*0ПУ-6х4в-БМ З-32-39-1-КК 125Л12А3.14.15.16,1752535455565859А4А5А6

I I I ЗРУ10*0ПУ-6х48-БМ З-48-21-2-КК iZ 3 M 1 9 2 a 2 lZ & 3 2 4 JZ 3 3 J4 j5 J7 .4 0 M 4 Z 4 3
IV ЗРУЮ *0ПУ-6х54-БМ З-48-39-2-КК 125.2S2627282950515233545557A0A1.44A5.46

Уклон кровли обеспечить за счет переменной дополнительной 

толщины утеплителя

Привязан

m .N

407-3-644.94-АС
ЗРУ1Ш6кВ повышенной надежности с перегородкой 
1еждц секциями, совмещенные с ОПУ из элементов БМЗ

Накотд. Раменский t &734 Стадия Л и т Листав
Н. контр. ЛизунаВа 2в4г — 0734 Р 3Гип Лурье 0734
Гипстр. Парфенов 0734 Общие данные 

(окончание)
ТЕВЗАПЗНЕРГ0СЕ7ЫР0ЕКТ

Санкт-Петербург
Начгр. ШленоВи 0734

4ОО?59-03> g
Формат А 2
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Номер

помеще

ния

Тип

пола

2,3.
4 ,5

Ведомость отделки помещений 

Площадь, м*

-г j I - 4 и i t t

©

3000

©

1 4x3 00 0 -4 2 00 0

-  © г ц  ©

3000

® ® ® © Ф © 0 ® ® ® ( 2 ) @ @ ® ©

Экспликация полой

Схема пола 

или тип пола 
по серии

16

Ш

Данные элементой пола 
(  наименование, толщина, 

основание и d p j, мм

Линолеум на мастике - 5 мм 
Стяжка из цементно- 
песчаного растбора 
M10Q -2 5  ММ
Бетон класса B7J5 -  12Q ММ
Уплотненный щебнем грунт

Цементный пол марки 300 
с железнением - 30 мм
Ш та тн ы й  бетон 
класса В 10 - 120 мм
Уплотненный щебнем грунт

Керамическая плитка 
ГОСТ6787-80 -  15 мм
Прослойка из цементно
песчаного р-ра М150 - 20мм 
Бетон класса В 7.5 - 40 мм 
Иэол на битмной мастике 
Бетон класса В 7.5 -В О  мм 
Уплотненный щебнем грунт

Пло
щадь
м*

817*

927"

22

Наименование
или

номер помещения

Вид отделки элементов интерьеров
ПримечаниеПотолок Пло

щадь
Стены или 
перегородки

Пло
щадь Низ стен Пло

щадь
Высо
та, мм

ЗРУб-Ю кВ

Затирка 
шВоВ, избе- 

сткоВая 
побелка

193

Штукатур
ка перего
родок. за
тирка стен. 

клееВая 
окраска

57
249

Помещение
панелей

тоже 112

Штукатур
ка перего
родок. за- 
тирка стен, 
масляная 

окраска

22
136

Помещение
аппаратуры

сйяэи

Затирка
шдаВ

масляная
окраска

19 тоже
38
52

Помещение
ремонтно-эксплу

атационного
персонала

Затирка 
шВоВ, изве

стковая 
побелка

25

Штукатур
ка перего
родок, зо- 
тиркастен. 

клееВая 
окраска

45
61

Тамбур тоже 11

Штукатур
ка перего
родок, за
тирка стен, 
масляная 

окраска

29_
39

Коридор тоже 19

Штукатур
ка перего
родок, ма
сляная ок
раска

70

Санузел тоже 4

Штукатур
ка перего
родок из
вестковая 
окраска

25
32

Гбазиро
ванной 
плитка

Ю 1500

"Площадь пола дана без учета площади плит покрытия 
канолой

ПриОязан

ИнбП

Нан, атд.
Н кантр.
ГИПстр.

Начго.

РапанхийсЗ feco e^- Q71
ЛиэуноВа
ЛарфенаО 2ц
ШленпВа

ЗРУ10(6)кВ повышенной надежности с перегородкой . 
чежди секциями, совмещенные с ОПУ из элементов БМЗ

0734
07.94

407-3-644.94-АС
734

07.94 ЗРУ10*0П9-6х42-БМЗ-32-21-1Ч(К

План и экспликация полой. 
Ведомость отделки помещений

Л и т  Листов

ТЕВЗАПЗНЕРГОСЕТЬЛРОЕКТ 

Санкт-Петербург

400&S3-03 Г  
Формат А2
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Фрагмент плана 1 Экспликация помещений

7

Спецификация заполнения проемоб

Марко
поз. Обозначение Наименобание Кол;

Масса
еджг

Приме
чание

1 407-3-644.94-АСИ-1 ДВерной блок МД-1 1 262.1
2 -7 Дбернойблок МД-2 2 190J0
3 ГОСТ 6629-88 Дберной блок ДГ24-15 1
4 ГО СТ6 6 2 9-88 Дбернойблок ДГ21-Ю 5
5 ГО СТ6 6 2 9-88 Дбернойблок ДГ21-7 2

0-1 ГОСТ 12506-81 Оконный блок ПВД12-18 4

ОР-1 407-3-644.94-АСИ-27 Марка ОР-1 4

Спецификация перемычек
1 ГОСТ 948-84 Перемычка 1ПБ16-1 9 30 0j012m 3
2 ГОСТ 948-84 Перемычка 1ПБ13-1 4 25 0.01м5
3 ГОСТ 948-84 Перемычка 2ПБ19-3 2 81 ОДЗЗм*

Ведомость проемоб борот и Мерей

Марка
поз. Размер проема б кладке

1 1950x3000
2 1550x2370
3 1513x2370
4 Ю Ю х2070
5 710x2070

а -а

Номер
поме
щения

Наименобание
Площадь 

м7

Кат
10М1
ще-
ния

1 ЭРУ 10(6 )кВ 1209 Д
2 Помещение панелей 69.8 Д
3 Помещение аппаратной связи п о Д
4 Помещение ремонтно-эксплуата-

ционного персонала 15.8 Д
5 Коридор 122 Д
6 Тамбур 6 5 д
7 Санузел 2 2 Д

Ведомость перемычек

Кирпичные перегородки толщиной 120 мм армиробать через 5 рядоб кладки 
стержнями0  6 А 1см.сечение а -а .

Дбери б перегородке б помещении ЭРУ и при выходе из помещения ЭРУ 
б тамбур обить кробельной сталью по асбестобому картону.

Марка
поз. Схема сечения

J
ГР-1

1

ГР -2

ГР -3 1

ГР-4 n S  2

ГР -5

ГР -6

3

n f t J 7

См. вместе с листами АС- 4.6

Привязан

ш в .н

407-3-644.94-АС
ЭРУ 10 (6) кВ повышенной надежности с перегородкой
межди секциями, совмещенные с ОПУ из элеме*

Нач. omd. Раменский 3 . 10щ сл~ 6734
ЗРУ10+0ПЗ-6х42-БМЗ-32-21-1-КК

Стадия Лист Листов
Н. контр. ЛиэунаОа ЗсД. - 0734 Р 5
Гип Лурье 0734
ГИ П с тл Парфенов 0734

Планнаатм. 0.000
ТЕВЗАПЭНЕРГОСЕ ТЬПРОЕК Т  

Санкт-ПетербургНанял Шленпва 0731

400 259-03  2
Формат А2



Разрез 2 -2
з Разрез 3 -3

1

Спецификация металлоконструкций 0 стенах

Марка
поз. Обозначение Наименование Кал.

Масса
ейкг

Приме
чание

Т-3 ГО СТ3262-75* Труба 0  20 L-400 12
Т-4 ГОСТ3262-75* Труба 0  ЮО LAOO 1
Т-6 Полоса 6x50 -  ГОСТ

т -7 6 "  L-ЮОО Т72 2.4 м

Марку Т-6 крепить к стенам шурупами 25x4 через 250мм 
О предварительно просверленные гнезда б*8мм глубиной 30 мм 

с дерейянными пробками.

См. бместв с листами АС-4J 6
Привязан

H A N

407-3-644.94-АС.
ЗРЧШбкВ повышенной набожности с пеоегаоадкой
тжди секциями, совмещенные с ОПУиээлемеьщюббМЗ

Нач.отй. РаменскийС Г£НШ*~97.94

ЗР910Ю ПУ-6х42-БМЭ-32-21-1~КК

Стадия Лист Листов
Н. контр. Лизунойо 0734 Р 6ГИ П стр. Парфенов 0734

Начга. Шленова - 0734
Разрезы 1 -1 -3 -3 ТЕВЗАЛШ РГОСЕТЪЛРОЕКТ

Санкт-Петербург

Формат А2



Фасад 1 -1 5

4.380

Фасад Б -А

4.400

Фасад 1 5 - 1

Фрагмент фасада 1 6шл21 Фасад А -  Б

4.400

!
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1 
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ь 
и 
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та
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1

Придязан

Ин/LN

407-3-644.94-АС
ЗРУЮ/БкВ повышенной надежности с пеоегоподкай
юхди секциями, совмещенные с <ОПУ из элементов 6МЗ

Нач. отд. Раменский ^ 97.94
ЗРЧ Ю*0ПУ-Бх42-БМЗ~32-21-1-КК

Стадия Лист Листай
Н. контр. Лиэунойа 07.94 Р 7ГИЛ сто. ПаоФеноб Tla jfq * - 0734
Налги. ШленаОа 0734

Фасады
I

ТЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЪПРОЕКТ

Санкт-Петербург

Ц О 0 2 5 9 -0 3  /<7



Спецификация к схеме расположения фундаментов

Марка»
поз. Обозначение Наименование Кол

Масса
еджг.

Примеча
ние

Железобетонные изделия
1 3.407.9-174.4-1 Стойка УСО-5 36 400 0.14м9

Фундаментные блоки
Б1 ГОСТ 13579-78м ФБС 24.3.6-Т 17 970 0.406 м*
Б2 ГОСТ 13579-78м ФБС 9.38-Т 10 350 0.146м*
БЗ ГОСТ 13579-78м ФБС 24J5J5-T 4 1630 0J679M*
Б4 ГОСТ 13579-78м ФБС 9 .58-Т 2 590 0244 М*

Металлоконструкции

2 407-3-644.94-АСИ-26 Изделие (торное МО-1 16 18

5 -26 Изделие опорное МО-2 56 2.4
3 Лист 10-Г0С Т19903-74м

5=210x360 8 5.94
4 Лист10-Г0СТ19903-74м

5=300x360 28 88

Материалы
Бетон класса ВЮ 4.1 м3

Расчетные схемы нагрузок на фундаменты (на опт. -0.100 )

Рядодый фундамент У  глодай фундамент

I  Согласно технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям 
оснобанием здания яйляются пески мелкозернистые со следующими норма-  
тидными прочностными и деформационными характеристиками: 
уечШ/юй X-UBm/м* С-2кПа (0Х)2кГс/см )  Е-14.7мПа (150кГс/см )  

Грунтодые боды отсутствуют.

2 Фундаменты дыпалнять из стоек Ж О т устанавливаемых д сверленые 

котлованы с одетонировкой пазух котлованов на высоту 12 м.
Остальная часть котлована засыпается непучинистым грунтом с тщатель
ным послойным трамбованием.

3. По верху фундаментных блоков выполнить цементно-песчаную гидроизоляцию 
толщиной 50мм состава 1 :2  суплотняющими добавками ( цереэит, 
алюминат натриябитумные мастики )

4. Блоки укладывать на бетоне класса В10.
См. вместе с л. АС-  35J39A3

Привязан

M.N

Н. контр.
ГИПапр.
Наяга.

Ропенский f  07л
/[цуунпЛдг&/---
Парфенов

—■
.Щрг.Ял

им
07.94
'734

ЗРУ10(б)кВ повышенной надежности с перегородкой . 
чежди секциями,. совмещенные с ОПУ из элеметов БМЗ

407-3-644.94-АС

ЗР910*0П9-6х42-БМЗ-32-21-1Ч<К

Схема расположения 
фундаментов

ТЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ 

Сонкт-ПетерВург

Формат А2
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Т-Ю ™ Т-11

©
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с__ эЕ----------
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Рым грузоподъемностью

Л-2

Ш
3000

Л-3 Л-1 Л-1 П-1

Ж
И ,

/7-5

I
Л-1

Т-Ю

42000

О  © © © © © © © © @  ©  ©  ©

1-1

Т-Ю Т-Ю
4 -4

\ 1 
I 1

1
1

Т-Ю /

рг

к ГППТ СПС/.

Т-19j

4 \  т-19

©
3000

Спецификация к схеме расположения плит покрытия

Марко
поз. Обозначение Наименабание Кол

Масса
ейкг.

Примеча
ние

П-1 7150.13-04 П  З О М -З -AVm П  75 10 З Ш 1.48 и*
П -2 715013-05 П 3064-3-AVm П  75 -1 2 3800 1А8м*
П -3 7150.1.3-07 П  30£4-3-AVm П  75 -7А 2 3980 1£5м*

ПК-1 7150-14-01 ПК30.44175 28 400 0.12м1
С-1 1494-24 Вып.1 СБ-7А 2 290 0.12м1

Металлоконструкции

Т-9 Иголок 50x50x5 ГОСТ
8509-86 L-1000 36 3JB м

Т-Ю 407-3-644.94-АСИ-14 Марка Т-Ю 31 4 3
Т-11 ГО С Т3262-75* Труба 0  20 L-WOO 68 15 м
Т-18 АСИ-18 Марка Т-18 1 8.0
Т-19 -2 5 Марка Т-19 1 557
Т-20 -1 9 Марка Т-20 1 9 2

Марку Т-10 обрезать по месту.

Прибяэан

ИнО.Л

407-3-644.94-АС
ЗРУЮЮЪсВ повышенной надежности с перегородкой 
чежди секциями, совмещенные с 0П9 из элементов БМЗ

Нач. отд. РоменскиО (С 07.94
ЗР9Ю*0П9-6х42-БМЗ-32-21-1-КК

СтаЗия Л а т /Штаб
Н. контр. ЛизуноОа 2А+— 0794

Р 9Гипстр. Парфенов 07.94
HQ4ZD. ШлвноВа 0794 Схема расположения плит 

покрытия
ТЕВЗАЛЭНЕРГОСЕТЬЛРОЕКТ

Санкт-Петербург

Формат А2
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Васях 1 -1 5

4380

© ©

-0300
\|/

П-3 П-3

П-1 П-1 П-1 П-1 П-1 П-1 П-1 П-1 П-1 П-1 П-1 П-1

21000 9000 12000 Г*
42000 С

0 ©

В осях 1 5 -1

4380

©

1140

-0300

П-2 П-2 П-2 П-2 т
П-1 m П-1 П-1 П-1 П-4 П-1 П-1 П-1 П-4 П-1

42000£------------------------------------------------------ ----------------------- — -----,f

©

Фасад Б -А Фасад А - Б

4.400

J.UUU
—3/ П-6 || . Я/•_ ж__

-0300 l± L -0300
\|/ III — ^

6250

П-5 П-5

©  ®

4.400

J d / Z

G) ®

Спецификация к схеме расположения стенодых панелей

Марки
паз. Обозначение НаименаОание Кол

Масса
е&кг.

1римеча-  
ние

П-1 7150.11-01 ПС 30.39 -  П75 -  Г 20 2700 0 65м 3
П -2 -0 3 ПС 3 0 3 9 -П 7 5  -  0 4 2400 061 н 3
П -3 -0 5 П С 3 0 3 9 -П 7 5 -Д 2 2260 а б о н 3
П-4 -0 7 П С 3 0 3 9 -П 7 5 -К 2 2380 0.59 Н 3
П -5 7150.12 -0 1 1ПС 32.45-П 7 5 3 3230 075 м3
П -6 -0 3 1ПС 32.45-П 7 5 -Д 1 2350 0 6 3 м3

Привязан

m .N

407-3-644.94-АС
З Р У10 (Б) кВ повышенной наде>снасти с перегородкой 

0Г& из элементов БМЗмежди секциями, совмещенные с
Нан. атд. Раменский 4 07.94

ЗРЧЮ*0П9-6х42~БМЗ-32-21- 1-КК
Стадия Лист Листов

Н. контр. ЛизунаВа 07.94
Р 10Гипстр. Парфенов l i f y — 07.94

Начзо. ШленоВа 07.94 Схема расположения 
стеновых панелей

ТЕВЗАЛЭНЕРГОСЕТЬЛРОЕКТ
Санкт-Петербург

Ц О Я  2 5 9 -0 3  S3
Формат А 2
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Ведомость отделки помещений 

Плоишдь, м*

Экспликация палой

Номер

помеще

ния

Z 3 ,
4 ,5

1 6

Тип

п о т

Схема пола 

или тип пола 
по серии

Д а т е  элементов пола 
(  наименование, толщина, 

основание и др.) ,  мм

Линолеум на мастике - 5 мм 
Стяжка из цементно- 
песчаного раствора 
М100 -2 5 ММ
Б е л т  класса В7.5 -120 ММ
Уплотненный щебнем грунт

Цементный пал марки 300 
сжелезнением - 30мм 

Монолитный бетон 
класса В Ю -120 мм
Уплотненный щебнем грунт

Керамическая плитка 
ГО С Т6787-80 - 15мм
Прослойка иэцементно- 
песчаного р-ра М150 - 20мм 
Бетанкласса В 7.5 -4 0  мм 
Иэол на дитмной мастике 
Бетон класса В 7*5 -В О  мм 
Уплотненный щебнем грунт

П т -

1034*

913*

2 2

Наименование
или

номер помещения

Вид отделки элементов интерьеров
ПримечаниеПотолок Пло

щадь
Стены или 
перегородки

Пло
щадь Низ стен Пло

щадь
Высо
та, мм

ЗРУб-Ю кВ

Затирка 

шВоВ, изве
стковая 

побелка
193

Штукатур
ка перего
родок, за
тирка стен, 

клеевая 
окраска

67
249

Помещение
панелей

тож е 232

Штукатур
ка перего
родок, за
тирка стен, 
масляная 

окраска

22

182

Помещение
аппаратуры

сйязи

Затирка
шВоВ

масляная
окраска

19 тож е
38
52

Помещение
ремонтно-эксплу

атационного
персонала

Затирка 

шВоВ, изве
стковая 

побелка

25

Штукатур
ка перего
родок, за
тирка стен, 

клеейая 
окраска

43
61

Тамбур тож е 11

Штукатур
ка перего
родок, за
тирка стен, 
масляная 

окраска

29
39

Коридор тож е 19

Штукатур
ка перего
родок, ма
сляная ок
раска

51_
70

Санузел тож е 4

Штукатур
ка перего
родок иэ- 
ВесткоВая 

окраска

25_

32

Гпозура- 
Ванная 

плитка

10 1500

* Площадь п о т  дана без учета плит покрытия канолой.

Привязан

ИнО.Ы

Нач.отд.
Н. контр.
ГИЛстр.
!*ЮР-

Парфенов
Шяенова

Раменский/̂  Ig u c ^  xi7SA

Иър-ф 07.94
07.94

0734

407-3-644.94-АС
ЗРУ10(6кВ повышенной надежности с перегородкой 
между секциями, совмещенные с ОПУ из элементов БМс

ЭРУ Ю*0ПУ~6х48~БМЗ-32~39- 1-КК

План и экспликация полой. 
Ведомость отделки помещений

Стадия Лист

11

Листов

ТЕВЗАПЭНЕРГОСЕГЬПРОЕКТ 

Санкт-Петербург

Формат А2
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Спецификация заполнения проемов

Марко
паз. Обозначение Наименование Кол

Масса
ейкг

Приме
чание

1 407 -3 -64484-А С И - 1 Дбернай блок МД-1 1

2 - 7 Дберной блок М Д-2 2
3 ГО СТ 6629 -е в ДВерной блок ДГ24-15 1
4 ГО С Т6 6 2 9 -8 8 Дберной блок ДГ21-Ю 5

5 ГО С Т6 6 2 9 -8 8 ДВерной блок Д Г21-7 2

0-1 ГО С Т 12506-81 Оконный блок ПВД12-18 4

ОР-1 407-3-644.94-ACJ4- 2  7 Марка ОР-1 4

Спецификация перемычек

1 ГО С Т 948-84 Перемычка 1ПБ16-1 9 30 0012м5

2 ГО С Т948-84 Перемычка 1ПБ13-1 4 25 0,01м 3

3 ГО С Т 948-84 Перемычка 2ПБ19-3 2 81 о т з » ’

Фрагмент плана 1 Экспликация помещений

ь 3000 ‘ 3000 I 3000 \

© © © ©

а -а
Ведомость проемод борот и дберей

Марка
поз. Размер проект В кладке

1 1950x3000

2 1550x2370

3 1510x2370
4 1010x2070
5 710x2070

Номер
поме
щения

Наименование
Площадь

м’

Кат
10М1
ше-
ния

1 З Р У Ю (6 )к В 1209 Д
2 Помещение панелей 105,1 Д
3 Помещение аппаратной сбяэи 12,0 м
4 Помещение ремонтно-жсплцата-

ционного персонала 158 д
5 Коридор 122 д
6 Тамбур 6 8 д
7 Санузел 2 2 д

Ведомость перемычек

Кирпичные перегородки толщиной 120 мм армировать через 5 рядоб кладки 

стержнями 0  6 A L см.сечение а -а

Дбери б перегородке б помещении ЭРУ и при Выходе из помещения ЭРУ 

б тамбур обить крабельной сталью па асбестовому картону

Марка
поз. Схема сечения

1
ПР-1

c f d i z f

1

П Р-2

Г Р -3 1

ГР -4 d  2

П Р-5

Г Р -6

3

r f z T 7

Привязан

M .N

407-3-644.94-АС
ЭРУ 1016) кВ повышенной надежности с перегородкой 
межди секциями, содмешенные с ОПУ из элементов 6МЗ

Нам. оа& Раменский,кЗ Гош*с- 0734
ЭРУ Ю *0ПУ-6х48-БМЗ-32-39-1-КК

Стадия Лист Листов
Н. контр. ЛиэуноОа * 4 - 07.94 Р 12Гап Лурье < 0734
Гипстр. Парфенов 0734

План на отм, 0,000
ТЕВЗА ПЭНЕРГОСЕ ТЬПРОЕК Т 

Санкт-Петербург
Начла. Ш таба 0734

Ц0/>е59'05 /S
Формат А 2
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Разрез 2 - 2  Разрез 3 - 3

А -А

Спецификация металлоконструкции б стенах

Марка
поз. Обозначение Наименабание Ко л

Масса
ейкг

Приме-
чате

г-3 ГО С Т3262 -7 5 т Труба 0  20  Ш 12
Т-4 ГО С Т3 2 6 2 -7 5 * Труба 0  100 1-400 1
Т -6 Полоса 6x50 -  ГО СТ

Ю З-76" L-ЮОО 172 2.4 м

Марку Т -6  крепить к стенам трупами 25x4 через 250мм 

б предварительно просверленные гнезда б*8мм глубиной 30мм 

с деребянными пробками.

См. бместе с листами АС-  11<36
Прибязан

ИнЬЫ

407-3-Б44.94-АС
ЗРУ10(6МВ повышенной надежности с перегородкой 
нежди секциями, совмещенные с ОПУ из элементов БМЗ

Нач.атд. Раменский 07.94
ЗРУ 10*0П9-6х4в-БМЗ-32~39-1Ч0(

Стадия Лист ЛшшВ
Н. контр. Литрю йГ 07.94 Р 13ГИПстр. Парфенов 0734
Нанял. ШленоВа 0734

Разрезы 1-1 ~ 3 -3 ТЕВЗАПЗНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ

Санкт-Петербург

ЦОО259-0*> 7е~
Формат А2



Ин
д. 

N
 по

дл
. 

I 
По

дп
ис

ь 
и 

да
та
 

I 
Вэ

ам
. и

нб
. N

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  16

Фасад * -1 7 Фасад Б -А

л асад 1 7 -1

Фрагмент фасада 1 (ш т2) Фасад А -  Б

MJUU

—

-0300
--- ^

6250

©  ®

4.400

N E Z

Придязан

ИнО-N

407-3-644.94-АС
ЗРУ1СК6МВ повышенной надежности с перегородкой 
междц секциями. соОмгленные с ОПБ из элгн& таб Б№

Нан. атд. Романский / 67.94
ЭРУ 10*ОГ&-6х4В-БМЗ-32-39~-1-КК

Стадия Лист Листай
Н. контр. ЛизунаОа 0734 Р %
Гм  о т Парфенов 0734
Наняв. Шлвноба Л - 0734

Фасады ТЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ

Санкт-Петербург

Формат А 2



Спецификация к схеме расположения фундаментоб

Марка,
паз. Обозначение Наименование Кол

Масса
еджг.

Примеча
ние

Железобетонные изделия

1 3.407.9-174.4-1 Стойка УСО-5 40 400 0.14м3

Фундаментные блоки
Б1 ГО С Т 13579 -78»* ФБС 24.3.6-Т 17 970 0.406 м1

Б2 ГО С Т 13579-78* ФБС 9 .3 5 -Т 10 350 0.146м1
БЗ ГО С Т 13579-78* ФБС 2 4 5 .6 -Т 4 1630 0679м 1

Б4 ГО С Т 13579 -7 8 * Ф Б С 9 5 .6 -Т 2 590 0244 м1

Металлоконструкции

2 407-3-644.94-АСИ-26 Изделие опорное МО-1 16 ив
5 -2 6 Изделие опорное МО-2 Б4 2 4
3 Лист 10-Г0СТ19903-74*

S*210x360 8 5.94

4 Лист10-Г0СТ19903-74*

5*300x360 32 8 5

Материалы

Бетон класса В10 4.5 м*

3:
1

«а

1=»

§

1

Расчетные схемы нагрузок на фундаменты (наатм . -0.100 )

РядоВый фундамент УглоВой фундамент

7 Согласно технического отчета па инженерно-геологическим изысканиям 

основанием здания ядляются пески мелкозернистые со следующими норма

тивными прочностными и деформационными характеристиками:

)р*0.49рад, X -W m /м* С*2кПа (  0Д2кГс/см )  Е*14.7мПа (150кГс/см )  

ГиунтоОые Воды отсутствую т.

2  Фундаменты Выполнять из стаек типа У  СО" устанавливаемых В сВерленые 
катлаВаны с обетонироВкой пазух катлоВанаВ на Высоту 12 м.

Остальная часть котлоВана засыпается непучинистым грунтом с тщательным 
послойным уплотнением.

3. Па Оерху фундаментных блоков Выполнить цементно-песчаную гидроизоляцию 

толщиной 5 0 мм састаВа 1:2суплотняющими добавками ( церезит.

алюминат натрия, битумные мастики )

4. Блоки укладывать на бетоне класса В10. 

См. Вместе с л. АС-  35,39,46

Прибязан

Инб. N

407-3-644.94-АС
ЗРУ10(6кВ повышенной надежности с перегородкой 
чежду секциями, совмещенные с ОПУ из элементов БМЗ

Нач.отд. Роменскид С 07.34
ЗРУ 10+0ПБ-Бх48-БМЗ-32-39-1Ч<К

Стадия Л и т Листов
Я  контр. ЛиэуноВа 07.34 Р 15
Ш П а т Парфенов Я ‘г/ У '; 07.34
Наяга. ШленаВо ЪшЗаА- 07.34 Схема расположения 

фундаментов
ТЕВЗАПЗНЕРГОСЕ ТЬПРОЕКТ 

Санкт-Петербург

Формат А 2
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Спецификация к схеме расположения плит покрытия

Марка.
ПОЭ. Обозначение Наименобание Кол

Масса
ебкг.

Примеча
ние

П-1 7150.13-04 П30.64-3-А У тП  75 12 3800 148м3
П-2 715013-05 П 3064-3-AVm П 75-1 2 3800 148 м3

П-3 7150.13-07 П 3064-3-А Vm П 75 -7А 2 3980 155м3

ПК-1 7150-1.4-01 ПК 30.4-Л 75 32 400 0.12 м3
С-1 1494-24 Вып.1 СБ-7А 2 290 0.12м3

Металлоконструкции

Т-9 Иголок 50x50x5 ГОСТ
8509-85 L-ЮОО 54 3 3 м

Т-10 407-3-64А.94-АСИ-14 Марка Т-10 37 4 3
Т-11 ГО С Т3262-75" Труба 0  20 L-ЮОО 85 13 м
Т-18 АСЛ-18 Марка Т-18 1 8 3

Т-19

&см1 Марка Т-19 1 55.7

Т-20 - 19 Марка Т-20 1 9 2

Марку Т-10 обрезать по месту.

Привязан

ИнО.Ы

407-3-644.94-АС
ЗЙЛО&МВ повышенной надежности с перегородкой 
1еждц секциями, совмещенные с 0П9 из элементов БМЗ

Нач. атд. Раменский 07.94
ЗРУ10*0П9~6х48-БМЗ-32-39-1-КК

Стадия Лю т Листов
Н. контр. ЛизуноОа 07.94 Р 16Гипстр. Парфенов 07.94
Начги ШленаВа b 'a ia j- 0734 Схема расположения плит 

покрытия
•СЕВЗАПЭНЕРГ0СЕТЫТР0ЕК7

Санкт-Летербура

Формат А2



В осях 1 -1 7

4380

3 / L

•0300
Л-1

Л-3

П-1

Л-3

П-1 Л-1 П-1 ГЬ-1 П-1 Л-1 П-1 П-1 П-1 П-1 П-1 П-1

21000 9000 18000

48000

(D © 0  ©
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Спецификация к схеме расположения стеновых панелей

Марка,
поз. Обозначение Наименобание Кол

Масса
еджг.

Примеча
ние

П-1 7150.1.1-01 ПС 30.39 - П75 -  Г 24 2700 0.65 м3
П-2 -0 3 П С 3 0 3 9 -П 7 5 -0 4 2400 0L61M3
/7-3 -0 5 ПС 30.39-П 7 5 -Д 2 2260 0.60 м3
П-4 -0 7 П С 3 0 .3 9 -П 7 5 -К 2 2380 059MJ
П-5 715012 -0 1 1ПС 32.45-П 7 5 3 3230 0.75 м3
П-Б -0 3 1ПС 32.45-П 7 5 -Д 1 2350 0l6 3 m3

Васях 1 7 -1

Фасад Б -А Фасад-А -Б

4.400

I

I

4.400

ПриОязан

Инй. N

407-3-644.94-АС
ЗРУ1й(6)кВ повышенной надежности с перегородкой 
чеждц секциями, собмещенные с ОПЫиз элементов БМ5

Нач. отд. Романский/ 01.94
ЗРУ Ю+0ПУ-6х48-БМЗ-32-39-1-КК

Стадия Лист Листов
К ка нт ЛизуноВа 07.94 Р 17Гипапр. Парфенов 0734
Начяо. ШленоВа Ж - 07.94 Схема расположения стеновых •СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ

Санкт-Петербургпанелей
ЦОО&59-03 го  

Формат А2
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Ведомость отделки помещений 

Площадь, м2

Экспликация палой

Номер 
помете-  

ния

2.3.
4.5

1.6

Tim

пола

Схема пола 

или тип пола 
по серии

И §

Манные элементов пола 
(  наименование, толщина, 

основание идр.),мм

Линолеум на мастике - 5 мм 
Стяжка из цементно- 
песчаного раствора 
М100 -2 5 ММ
Бетон класса B7S -120 ММ
Уплотненный щебнем грунт

Цементный пол марки 300 
с железнением -  30 мм
Монолитный бетон 
класса В 10 - 120 мм
Уплотненный щебнем грунт

Керамическая плитка 
ГО СТ6787-80 -  15мм
Прослойка из цементно
песчаного р-ра М150 - 20мм 
Бетон класса В 775 - 40 мм 
Иэол на битмной мастике 
Бетон класса В 775 -6 0 мм 
Уплотненный щебнем грунт

Пло
щадь 
м 2

817м

103.4»

22

Наименование
или

номер помещения

Вид отделки элементов интерьеров
ПримечаниеПотолок Пло

щадь
Стени или 
перегородки

Пло
щадь Низ стен Пло

щадь
Высо
та, мм

ЗРУБ-ЮкВ

Затирка 
швов, изве

стковая 
побелка

250

Штукатур
ка перего
родок, за
тирка стен, 

клеевая 
окраска

67
345

Помещение
панелей

тоже 112

Штукатур
ка перего
родок, за
тирка стен, 
масляная 

окраска

22
136

Помещение
аппаратуры

связи

Затирка
шваб

масляная
окраска

19 тож е
38
52

Помещение
ремонтно-эксплу

атационного
персонала

Затирка 
швов, изве

стковая 
побелка

25

Штукатур
ка перего
родок, за- 
тирка стен, 

клеевая 
окраска

43_
61

Тамбур тоже 11

Штукатур
ка перего
родок, эа- 
тирка стен, 
масляная 

окраска

29_
39

Коридор тоже 19

Штукатур
ка перего
родок. ма
сляная ок
раска

51_
70

Санузел тоже 4

Штукатур
ка перего
родок иэ- 
вестковая 
окраска

25_
32

Глазуро
ванная
плитка

10 1500

»  Площадь пола дана без учета плит покрытия каналов.

ИнВ.Ы

Нач.отд.
Н. контр.
г и л  cm
Начга.

Раменский  ̂Ти
Лиэунойа
Парфенов

7.94
0734
0734

ЗРУ10ШВ повышенной надежности с перегородкой . 
между секциями, совмещенные сОПУ из элементов БМ5

0734

407-3-644.94-АС

ЗРЯ Ю*0ПЯ-6х4В-БМЗ-48-21-2-КК

План и экспликация полов. 
Ведомость отделки помещений

Лист

18
ЛшшВ

“СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ 

Санкт-ЛетерВург
Ц О 0 2 5 9 - 0 3  2 /

Формат А2
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Фрагмент плана 1 Экспликация помещений

21

Спецификация заполнения проемоб

Марка
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
едкг

Приме
чание

1 407-3-644.94-АСИ- 1 Дверной блок МД-1 1
2 -  7 Дверной блок МД-2 2
3 ГОСТ6629 -ев Дверной блок ДГ24-15 1
4 ГО С Т6 6 2 9 -8 8 Дверной блок ДГ21-Ю 5
5 ГО СТ6 6 2 9 -8 8 Дверной блок ДГ21-7 2

0-1 ГОСТ 12506-81 Оконный блок ПВД12-18 4

ОР-1 4Q7-3-644J94-ACJH-27 Марка ОР-1 4

Спецификация перемычек
1 ГОСТ 948-84 Перемычка 1ПБ16-1 9 30 0Р12м*

2 ГО С Т948-84 Перемычка 1ПБ13-1 4 25 0.01м3
3 ГОСТ 948-84 Перемычка 2ПБ19-3 2 81 аоззм3

Ведомость праемод борат и дберей

Марка
поз. Размер проема в кладке

1 1950x3000
2 1550x2370
3 1510x2370
4 1010x2070
5 710x2070

а -а

Номер
поме
щения

Наименование
Площадь

м2

Кат
WMt
те 
ния

1 ЭРУ 10 (6 )  кВ 1562 Д
2 Помещение панелей 69.8 д
3 Помещение аппаратной связи 120 Д
4 Помещение ремонтно-эксплуатаг

ционного персонала 150 Д
5 Коридор 122 д
6 Тамбур 6 0 А
7 Санузел 2 2 Д

Ведомость перемычек

Кирпичные перегородки толщиной 120 мм армировать через 5 рядов кладки 
стержнями0  6 А1 см.сечение а -а .

Двери б перегородке б помещении ЭРУ и при выходе из помещения ЭРУ 
б тамбур обить кровельной сталью по асбестовому картону.

Марка
поз. Схема сечения

1
ГР-1

d b fc f

1

ПР-2 с в ~

ГР -3 1

ГР-4 c f  *

ПР-5

ГР -6

3
r i c f 2

Привязан

HHB.N

407-3-644.94-АС
ЭРУ 10 (6) кВ повышенной надежности с перегородки 
межди секциями, совмещенные с ОПУ из элементов БМс

Начата. Роменотй^ 07.94
ЗРЬ Ю*0П9-6х48-БМЗ~48-21-2-КК

Стадия Лист Листов
H. контр. ЛиэунаОа 07.94

Р 19Гип Лурье с 07.94
Гипопр. Парфенов 07.94

Планнаотм. 0.000
ТЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ

Санкт-ПетербургНочгр. Шленоба 0734/
Ц0025в-03> £2

Формат А2
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1-1

4.4 00 7 1 5 0 0 -А Р

7150О-АРЛ7
Л

-0300 
№* \ I/ - г

/1Г-

ООО

0300

2775
□ □

Т̂заоо
□ О

Гравий фракций 5-15мм по слою битумной 
мастики (ГО С Т2889-80J - 15мм
3 слоя рубероида на битумной мастике 
Плиты ПК с утеплителем

А -Ч

a fflO D U ^ .
Т -6 Т-6

А -Н

27000 9000 12000

© ©

Разрез 2 -2 Разрез 3 -3

Марку Т-6 крепить к стенам шурупами 25x4 через 250мм 
б предварительно просверленные гнезда Ф^мм глубиной 30 мм 
с деревянными пробками.

А -А

г-з T=L
Спецификация металлоконструкций в стенах

В
Ж

6250

© ©

Марка
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
едкг

Приме
чание

Т-3 ГО СТ3262 -7 5 » Труба 0  20 L-400 12
Т-4 ГО СТ3262-75* Труба 0  ЮО L-400 1
Т-6 Полоса 6x50-ГО С Т

ЮЗ-76" L-ЮОО Ш 2.4 м

См. вместе с листами АС- 19.32

Нач.атй.

Гипстр.
Начла.

Раменский
ЛизунаОа
Парфенов
Ш ленойа

3P910(6JkB повышенной надежности с перегородкой . 
ieжди секциями, совмещенные с 0П9 из элементов БМЗ

07.94
07.94

Привязан

HHB.N

407-3-644.94-АС
0734
0734 ЗРИ 10+0П9-6Х48-БМЗ-48-21-2-КК

Разрезы 1-1 * 3-3

Стадия Лист Листов

20
ТЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ

I400SS9-03
Формат А2
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4380

©

Фасад 1-17

®

-0 3 0 0  

~ \ 1 / I 1 .
Фрагмент Входа 2  у ^  

А С -3 3

27000 9000

Фрагмент Входа 2  у ^  

А С -3 3

12000
f

t

4

48000
---- - 1

0

Фасад Б -А

4.400

Фасад 17-1

Фрагмент фасада 1 б т.4 )
Фасад А - Б

3JOOO

•0300

" З к .

4.400

6250

©  ©

Прийязан

Инд.Н

407-3-644.94-АС
ЗРУ10(БА(В повышенной надёжности с перегородкой 
между секциями, содмешенные с 0Г& из элементод БМс

Нач. атд. Раменский^ Щи*- 0734
ЗР910*0П9-бх48-БМ З-48-21-2-КК

Стадия Лист Листов
Н. контр. ЛизунаВа 0734

Р 21Ги л с та Парфенов 0734
Начза ШленоВа ъшЦ- 0734

Фасады
'СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ

Санкт-Петербург

ЦМ2 5 9 - 0 3  2 #
Формат А2
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Спецификация к схеме расположения фундаментов

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кал

Масса
едкг.

Примеча
ние

Железобетонные изделия
1 3.407S-174.4-1 Стайка 9С0-5 40 400 0.14м3

Фундаментные блоки
Б1 ГОСТ 13579-78» Ф БС24.36-Т 17 970 0.406м3
Б2 ГОСТ 13579-78» Ф БС 9.3Е-Т 10 350 0.146м3
БЗ ГОСТ 13579 -7 8 » ФБС 243 .6 -Т 4 1630 067 9м*
Б4 ГОСТ 13579-78» ФБС 9J5J5-T 2 590 0244 м3

Металлоконструкции

2 407-3-644.94-АСИ-26 Изделие опорное МО-1 16 ив
5 -26 Изделие опорное МО-2 64 2.4
3 Лист 10-Г0СТ19903-74»

5=210x360 8 534

4 ЛистЮ -ГОС Т19903-74»

5=300x360 32 8 3

Материалы

Бетон класса В10 4.5 М3

Расчетные схемы нагрузок на фундаменты (наотм. -0.100 )
У Согласно технического отчета па инженерно-геологическим изысканиям 

основанием здания являются пески мелкозернистые со следующими норма
тивными прочностными и деформационными характеристиками:
У>*0.49рад. Х=1£т/м* С=2кПа ( ОЗЖ с/см  )  Е«14.7мПа (150кГс/см )

Г dунтавые воды отсутствую т.

2  Фундаменты выполнять из стоек Ж О* устанавливаемых в сверленые 

котлованы с одетонировкой пазух котлованов на высоту 12 м.
Остальная часть котлована засыпается непучинистым грунтом с тщатель
ным послойным трамбованием.

3. По верху фундаментных блоков выполнить цементно-песчаную гидроизоляцию 

толщиной 50 мм состава 1 :2  с уплотняющими добавками ( цвреэит.
алюминат натрия, битумные мастики )

4. Блоки укладывать на бетоне класса В10. 

См. вместе с л. АС-  35,41,43

ПриОязан

т.ы

407-3-644.94-АС
ЗРУ10(6МВ повышенной надежности с перегородкой 
чежди секциями, совмещенные с ОШ из элементов БМ5

Нач. отд. Роменский £ €7.94

ЗР910*0Л9-6х4в-€МЗ-48-21-2-КК

Стадия Лист Листов
Н. контр. Лиэунада 07.94 Р 22ГИЛ сто. Парфенов 07.94
Нач.го. ШленоВа -JbiUuJ 0734 Схема расположения 

фундаментов
ТЕ93А ПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕК Т 

Санкт-Петербург

Формат А2
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to

1 - 1

Спецификация к схеме расположения плит покрытия

Марка
поз. Обозначение Наименование Кол

Масса
ебкг.

Примеча
ние

П-1 7150.13-04 П 30J54-3-A Vm П 75 12 3800 148 м*
П-2 7150.13-05 П 30.64-3-AVm П 75 -1 2 3800 148м*
П -3 7150.13-07 П30.64-3-А Vm П 75 -7А 2 3980 155 м*

ПК-1 7150-1.4-01 ПК 30.4-Л 75 32 400 0.12м*
С-1 1494-24 Вып.1 СБ-7А 2 290 0.12м*

Металлоконструкции
Т-9 Уголок 50x50x5 ГОСТ

8509-86 L-1000 36 3 3 м
Т-10 407-3-644.94-АСИ-14 Марка Т-Ю 33 4 3
Т-11 ГО С Т3262-75»* Труба 0  20 L-ЮОО 76 13 м
Т-18 АСИ-18 Марка Т-18 1 8 3
Т-19 -2 5 Марка Т-19 1 55.7
Т-20 -19 Марка Т-20 1 9 2

Марку Т-10 обрезать по месту.

ПриОязан

JMLN

407-3-644.94-АС
ЗРУ10(6)кВ повышенной надежности с перегородкой 
чежди секциями; совмещенные с ОПУ из элементов БМВ

Нач. отй. Раменский г 07.94
ЭРУ 10*0ПУ-бх48-БМЗ-48-21-2-КК

Стадия Лист Листов
И контр. ЛизунаВа - 07.94 Р 23Гипстр. Парфенов 07.94
Наняв. ШленоВо ■SijL  - 07.94 Схема расположения плит 

покрытия
СЕВЗАПЗНЕРГОСЕ ТЬГРОЕК Т 

Санкт-Петербург

LfО0 2 5 9 -0 3

Формат А2



26

Спецификация к схеме расположения стеновых панелей

В осях 1-17

4380

©

-0300
\|/

П -3

П-1

П-3

П-1 П-1 П-1 П-1 П-1 П-1 П-1 П-1 П-1 П-1 П-1 П-1 П-1

27000 9000 12000 £

48000 £

©

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол

Масса
еджг.

Примеча
ние

П-1 7150.1.1-01 П С 3 0 .3 9 -П 7 5 -Г 22 2700 о 65 м3
П -2 -0 3 ПС 30.39-П 7 5 -0 4 2400 0£ 1м 3
П-3 -0 5 ПС 30.39-П 7 5 -Д 2 2260 0 6 0 м3
П-4 -0 7 ПС 30.39 -  П75 -  К 4 2380 0 5 9 м3
П-5 71501.2 -0 1 1ПС 32.45-П 7 5 3 3230 075 м3
П-6 -0 3 1ПС 32.45 - П 7 5 - Д 1 2350 0 6 3 м3

©

В осях 17- 1

4380

1 М

-азоо
____ _

П -2 П-2 П-2 П-2

П-1П-1 СП П-1 JEL JL L П-1 РП

48000

©

Фасад Б -А Фасад А -  Б

3000

-0300

— & L

П-6

о Л-5

оо

4.400

\ | / 3000

п0 3 0 0  

\ 1 /

4.400

ZZZ

П -5 П-5

1  ю д 0  4

©  ©

ПриВяэан

ИН0.Ы

407-3-644.94-АС
ЗРЫ10(6)кВ повышенной надежности с перегородкой 
чеждц секциями, совмещенные с 0П9 из элементов БМЗ

Нач. атВ. Раменский£ 07.94
ЭРУ 10*0П9-6х48-БМЗ-48-21-2-КК

Стадия Лист Листов
Н. контр. ЛизуноВа 07.94 Р 24Гипстр Парфенов T ify r 0734
Начяа. ШленоВа 07.94 Схема расположения стеновых ТЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ

Санкт-Петербургпанелей

Формат А2
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Ведомость отделки помещений 

Площадь, м2

Экспликация полой

Номер

помеще

ния

2.3,
4 .5

1.6

Тип

пола

Схема пола 

или тип пола 

по серии

Данные злементай пола 
( наименование, толщина, 

основание и д р .), мм

Линолеум на мастике - 5  мм

Стяжка из цементно- 

песчаного растбора 

M1Q0 -2 5  ММ

Бетон класса В7Я -1 2 0  ММ

Уплотненный щебнем грунт

Цементный пол марки 300 

с железнением -  30 мм

Монолитный бетон 

класса В 10 - 120 мм

Уплотненный щебнем грунт

Керамическая плитка 

ГО С Т 6787-80 - 15мм

Прослойка из цементно- 
песчаного р-ра М150 - 20мм 

бетон класса В 7J5 -  40мм 

Иэол на битмной мастике 

Бетон класса В  7J5 -8 0  мм 

Уплотненный щебнем грунт

Пло

щадь

м *

1034*

Ю ЗА"

22

Наименование
или

номер помещения

Вид отделки элементов интерьеров
ПримечаниеПотолще Пло

щадь
С те ш  или 

перегородки
Пло
щадь Низ стен Пло

щадь
Высо
та, мн

ЭРУ6-10 кВ

Затирка 

шйоВ, иэВе- 

сткаВая 

побелка
250

Ш тукатур
ка перего
родок. за
тирка стен. 

клееВая 
окраска

67_

345

Помещение

панелей
то ж е 232

Ш тукатур
ка перего
родок, за
тирка стен, 
масляная 

окраска

22

182

Помещение

аппаратуры

связи

Затирка

шйаВ

масляная

окраска

19 то ж е
52

Помещение

ремонтно-эксплу

атационного

персонала

Затирка 

шВоВ, иэВе- 

сткаВая 

побелка

25

Ш тукатур
ка перего
родок, за - 
тирка стен, 

клееВая 
окраска

43

61

Тамбур то ж е 11

Ш тукатур
ка перего
родок, за - 
тирка стен, 
масляная 

окраска

29_

39

Коридор то ж е 19

Ш тукатур
ка перего
родок, ма
сляная ок

раска

51_

70

Санузел то ж е 4

Ш тукатур
ка перего
родок из

вестковая 

окраска

25_

32

Гбазиро

ванная 

плитка

10 1500

Площадь пола пола дана безучета плит покрытия каналов.

ПриВязан

ИнИН

Нач.отд.
Н. контр.
ГИЛ стр
Начга.

Лиэунайа
Парфенов

0734
0734
0734

ЗРУ10(6ЖВ повышенной надежности с перегородкой . 
межди секциями, совмещенные сОПУ из элементов БМЗ

0734

407-3-644.94-АС

ЭРИ ЮКт-€х54-БМЗ-48-39-2~ХК

План и экспликация полой. 
Ведомость отделки помещений

Лист

25

ТЕВЗАПЗНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ 
Санкт-Петербург

'-03 £2
Формат А 2
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Спецификация заполнения проемов

Марко
поз. Обозначение Наименодание Кол

Масса
едкг

Приме
чание

1 407-3-644.94-АСИ-  1 Дбернойблок МД-1 1
2 -  7 Дбернойблок МД-2 2
3 ГО С Т6 6 2 9 -8 8 Дбернойблок ДГ24-15 1
4 ГО С Т6 6 2 9 -8 8 Дбернойблок ДГ21-10 5

5 ГО С Т6 6 2 9 -8 8 Дбернойблок ДГ21-7 2

0-1 ГО СТ 12506-81 (конный блок П8Д12-18 4

ОР-1 407-3-644.94гАСЛ-27 Марка ОР-1 4

Спецификация перемычек

1 ГО С Т948-84 Перемычка 1ПБ16-1 9 30 0J012M1

2 ГО СТ 948-84 Перемычка 1ПБ13-1 4 25 0.01м *
3 ГО СТ 948-84 Перемычка 2ПБ19-3 2 81 аоззм ’

Фрагмент плана 1 Экспликация помещений

Ведомость праемаб ворот и дверей

Марка
поз. Размер проема б кладке

1 1950x3000

2 1550x2370
3 1510x2370
4 1010x2070
5 710x2070

а -а

Номер
поме
щения

Наименодание
Площадь 

м7

Кат
ш и
ще-
ния

1 ЭРУ 1 0 (6  )кВ 1562 Д
2 Помещение панелей 105.1 А
3 Помещение аппаратной связи 120 а
4 Помещение ремонтно-зксплуата-

щ атого  персонала 15JB д
5 Коридор 122 д
6 Тамбур 6 8 А
7 Санузел 2 2 Д

Ведомость перемычек

Кирпичные перегородки толщиной 120 мм армировать через 5 рядов кладки 

стержнями 0  6 АIсм.сечение а -а .

Ддериб перегородке д помещении ЭРУ и при дыходе из помещения ЭРУ 

О тамбур обить кробельной сталью по асбестбаму картону.

Марка
поз. Схема сечения

1
ПР-1 cfdfcf

___ 1

ПР-2 dnT~
ГР -3 1

ГР -4 d 2
ГР -5

ГР -6

3

czfczf2

Прибязан

m .N

407-3-644.94-АС'
3Р У 1016) кВ повышенной надежности с пепегаподкой
межди секциями, совмещенные с ОПУ из злем&тюб БМЗ

Нач. атй. Раменский 07.94
ЗРЗ Ю*0П9-6х54-БМЗ-48-39-2Ч<К

Стадия Лиан Листай
H. контр. ЛизуноВа 0734

Р 26Гил / Ш ____ 0734
Гипстр. Парфенов far?' 0734

План на атм. 0.000
ТЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ

Санкт-Петербург
Наняв. Шленойа - 0734

Формат А2
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Разрез 2 -2
з

Разрез 3 -3

Марку Т-6 крепить к стенам шурупами 25x4 через 250мм 

О предварительно просверленные гнезда д*8мм глубиной 30 мм 

с деревянными пробками.

Спецификация металлоконструкций В стенах

Марка
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
еджг

Приме
чание

Т-3 ГО С Т3 2 6 2 -7 5 » Труба 0  20 1-400 12
Т-4 ГО С Т3 2 6 2 - 75» Труба 0  ЮО L-400 1
Т-6 Полоса 6x50-ГО С Т

Ю З-76» L-1Q00 172 2.4 м

См. Вместе с листами А С - 2622
ЛриВяэан

HHB.N

407-3-644.94-АС
ЗРН10(6кВ повышенной надежности с перегородкой 
междц секциями: совмещенные с ОГВ из элементов БМ1

Нпч. атй. Раменский/: Той***- 07.94
ЗРУ 10*0ПУ-6х54-БМЗ-48-39-2-КК

Стадия /him Листов
Н. контр. ЛизунаВа 0734 Р 27Гипстр. Ппрфеноб 0734
Наняв. ШленаВа 'JbdbaA 07.94

Разрезы 1-1 ~ 3 -3 ТЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ
Сатап-ПетерЩрг

*

4 0 0 2 S 9 -O 3  Т з о

" Формат А2
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4380

Фасад 1-19

-0 3 0 0

\ | /

--------------И--------------

I J -у

Фрагмент Входа 2  у /  

АО-33

27000 9000

Фрагмент Входа 2  у /  

АС-33

18000
К

*
54000

с-------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ;

0 © 0 ©

Фасад Б -А

4.400

Фасад 19-1

Фрагмент фасада 1 (ш т.4)
Фасад А -Б

4.400

ПриОязан

ИнВ.Ы

407-3-644.94-АС
ЗРУ10(6ЖВ подышеннод надежности с перегородкой 
чежди секциями, содмешенные с ОПУ из злементой Б№

Нач. о т  А Раменский 87.94
ЗР9 Ю *0П9-бх54-БМ З-48-39-2-КК

Стадия Аист Листов
Н  контр. ЛизуноВа 0734 Р 28Гил стр. Парфенов 07.94
Нпч^а. ШленаВа 07.94

Фасады
ТЕВЗАПЗНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ

Санкт-Петербург

ц о о г Ю 'в з  з /  
Формат А2



Спецификация к схеме расположения фундаментов

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол

Масса
е&кг.

Примеча
ние

Железобетонные изделия
1 3.407.9-174.4-1 Стойка 9С0-5 44 400 0.14м3

Фундаментные блоки
Б1 ГОСТ 13579-7 8 ч ФБС 243 .6 -Т 17 970 0.406 м3
62 ГОСТ 13579-7 8 ч Ф БС9.33-Т Ю 350 0.146 м*
63 ГОСТ 13579-7 8 ч ФБС 24.5.6-Т 4 1630 0L679M3
64 ГОСТ 13579-7 8 ч ФБС 9 3 .6 -Т 2 590 0244 t f

Металлоконструкции

2 407-3-644.94-АСИ-26 Изделие опорное МО-1 16 18

5 -26 Изделие опорное МО-2 72 2.4
3 Лист Ю-Г0СТ199ОЗ-74"

5=210x360 8 594

4 ЛистЮ -ГОС Т19903-74ч

5=300x360 36 8 3

Материалы

Бетон класса 810 4.9 м3

Расчетные схемы нагрузок на фундаменты ( наатм. -0.100)

РядоОыд фундамент УглоВай фундамент

 ̂ Согласно технического отчета па инженерно-геологическим изысканиям 

основанием здания являются пески мелкозернистые со следующими норма
тивными прочностными и деформационными характеристиками:
У>=0.49рад. Х-1£т/м * С«2кПа ( 0Д2кГс/см )  Е«14.7мПа (150кГс/см )

ГзунтоВые Воды атсутстВ уит

2  Фундаменты Выполнять из стоек УСО” устанавливаемых В сВерленые 

катлоВаны с одетонироВкой пазух котлоВаноВ на Высоту 12 м.
Остальная часть катлоВана засыпается непучинистым грунтом с тщатель
ным послойным трамбованием.

3. По Верху фундаментных блоков Выполнить цементно-песчаную гидроизоляцию 

толщиной 50 мм состава 1 :2  с уплотняющими добавками ( церезит.
алюминат натрия, битумные мастики )

4. Блоки укладывать на бетоне класса В10. 
См. Вместе с л. А С - 35,41,46

ПриВяэон

ИнВ.Л

407-3-644.94-АС
ЗРУ10(6кВ повышенной надежности с перегородкой 
чежди секциями, совмещенные с 0Т& из элементов БМЭ

Нач. отд. Раменский С Тюиш* 1)734
ЭРУ 10+0ПУ-бх54-БМЗ-48-39-2-КК

Стадия Л и т Листав
Н. контр. ЛиэунаВа 07.94 Р 29ГИПстр. Парфенов 0734
Нач.гп. ШаеноВа 0734 Схема расположения 

фундаментов
'СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ

Санкт-Петербург
J

Формат А2
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Спецификация к схеме расположения плит покрытия

Марка
ПОЗ. Обозначение Наименование Кал

Масса
ебкг.

Примеча
ние

П-1 7150.1.3-04 П 3 0 .6 4 -3 -А УтЛ  75 14 3800 1А8м*
Л -2 71501.3-05 Л3 0 64-3 -А  Vm Л  75-1 2 3800 148мг
П -3 7150.13-07 П 30М4-3-А Vm П 75 -7А 2 3980 155

ЛК-1 7150-14-01 ПК 30.4-Л 75 36 400 0.12М3
С-1 1494-24 дып.1 СБ-7А 2 290 0.12 м*

Металлоконструкции

Т-9 Иголок 50x50x5 ГОСТ
8509-86 L-1QQQ 54 3.8 м

Т-10 407-3-644.94-АСИ-14 Марка Т-10 39 4 3
Т-11 ГО С Т3262-75" Труба 0  20 L-1000 91 15 м
Т-18 ACM -18 Марка Т-18 1 8 0

Т-19 -2 5 Марка Т-19 1 55.7

Т-20 -1 9 Марка Т-20 1 9J2

Марку Т-10 обрезать по месту.

ПриОязан

т .ы

407-3-644.94-АС
ЗРЫ10(5ЖВ повышенной надежности с перегородкой 
чеждц секциями, совмещенные с ОПУ из элементов БМЭ

Нач. and. Раменский̂ lotted 07.94
ЗРУ ЮОПЫ -Х54-БМЗ-48-39-2-КК

Стадия Лист Листов
Н. контр. ЛизуноВа 07.94 Р 30Гипстр. Парфенов 0734
Начгв. ШленаВа & L/L 0734 Схема расположения плит 

покрытия
•СЕВЗАПЭНЕРГ0СЕТЫР0ЕКТ

Санкт-Петербург
Ц .0 О 2 5 9 -О 5  3 3 !

Формат А2



В осях 1 -19

4380
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Спецификация к схеме расположения стенодых панелей

Марка
поз. Обозначение Наименобание Кол

Масса
еджг.

Примеча
ние

П-1 7150.1.1-01 П С 3 0 .3 9 -П 7 5 -Г 26 2700 065м 3
П-2 -0 3 П С 3 0 .3 9 -П 7 5 -0 4 2400 061М3
П -3 -0 5 ПС 30*39 -  П75 -  Л 2 2260 0£0м 3
/7-4 -0 7 ПС 3QJ39 -  П75 -  К 4 2380 О59м 3
/7-5 7150.12 -0 1 1ПС 32.45-П 7 5 3 3230 075м 3
П-6 -0 3 1ПС 32.45-П 7 5 -Д 1 2350 0 6 3 М3

В осях 1 9 -1

4380

1140
-0300

Ч у  _

|
п-1

П-2 П-2 П-2 П-2 ■ и а н а н ■ г  ■■ ■—
П-1П-1 П-1 1 п-1 UU JPL И П-1 ш . «  «  «  « П-1 | П-4 | П-4 \ П-1

Г ___ 1 1 1 ___ ___ I I I ___

54000

®  ©

Фасад Б -А Фасад А -Б

1

3.000
“ 3 /

-0300

I

П-6

И П-5

6250

®  ®

4.4/70

\ е : 3000
“ 5 к

-0300

i.iOO

П-5П-5

6250

®  ®

Привязан

ИнНЫ

407-3-644.94-АС
ЗР910(Б)кВ падышенной надежности с перегородкой 
южди секциями. собмешенные с ОПВ из элементов БМЗ

Нач. отд. Раменские / Ъе£ки<0734
ЗРЧ 10*0ПУ-6х54-БМЗ-48-39-2-КК

Стадия Лист • Листов
К кант Лизунаба 0734

Р 31Гипстр. Парфенов Юг*? 0734
Шленова 0734Схема расположения стеновых 

панелей
ТЕВЭАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ

Санкт-Петербург
400 3*9-03  3 V

Формат А2
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1

Деталь установки стакана на кровле
Мастики марж

Дюбели типа Д Г

Фрагмент 1

к Д

Съемная фрамуга

1 I 1 1 Ч ^ г 1-
1 , 1 , 1 1 , 1 , 1 / 1 1

1 1 ■ 1 —1— J ../ I  -1

± з 1------- 13 2

Бетонное крыльцо из бетона
класса В Ю -150 мм
Щебеночная подготовка - 200мм
Песчаная подготовка -100 мм

* 7

1510

1-1

Нательник

Нательник

Придязан

ИнО-N

407-3-644.94-АС
ЗРУ10 (6) кВ повышенной надежности с перегородкой 
междц секциями, совмещенные с ОПУ из элементов БМЗ

Нач. отд. Раменский 07.34 Стадия Лист Листов
К контр. Лизунойа 0734

Р 32ГИПсто. Парфенов 7T<Y -̂0734
Начла. ШленОВа J&C4. - 0734

Архитектурные узлы А. Б. В 
Фрагмент 1

ТЕВЗАЛЭНЕРГОСЕТЫТРОЕКТ
Санкт-ПетербургИнж.1кат. ЛизинаВа 0734

# 0 G S S 9 -O 3  3 ?
Формат А2
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Фрагмент Входа 1
2-2 4 -4

Фрагмент Входа 2

Фрагмент ограждения окна

I 5

4

3 - 3

2980

ПриВязан

МАИ

407-3-644.94-АС
ЗРУМ бкВ повышенной надежности с перегородкой 
чежди секциями: соВмешенные с ОПУ из элементов 6МЗ

Начотд. Раменский/. fcuu* -̂ 07.94 Стадия Лист Листов
Н контр. ЛизуноОа 07.94 Р 33ГИЛ ста. ПааФенаО ’T’Y T ' 07.94
Начга ШленоВа 0734

Фрагменты Входа1 и Входа2
ТЕВЗАПЗНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ

Санкт-ПетербургИнж.1кат. ЛизиноВа 07.94

ц о о г я з 'о з  3 6
Формат А 2
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й:

1

1

{

i

1
й:

1

Фрагмент фасада 1 1-1

Г0СТ14098-85-Н1-РШ

, V
К X 
< X

х 'Sj
К X

Оцинкованная кровельная сталь 
Просмоленная доска

Цементная стяжка

Спецификация к фрагменту фасада 1

Марка
паз. Обозначение Наименование Кол. Масса

еджг
Приме
чание

Металлоконструкции
Т-12 Уголок 90x56x6 ГОСТ

8510-86 L-3Q00 1 20.1
Т-13 407-3-644.94-АСИ-16 Ограждение Т-13 1 363
Т-14 -17 Кронштейн Т-% 1 183
Т-15 -17 Кронштейн Т-15 1 183
Т-16 Уголок 75x75x6 ГОСТ

8509-86 L-875 2 5J5
Г-17 Уголок 75x75x6 ГОСТ

8509-86 1-1400 2 93

1 После установки марок Т-16, Т-17 указанные проемы заложить кирпичом.
2  После установки марок Т-12, Т-13 заделку кроВли Выполнять по узлу

13'  проекта 7150JDAP л£ , с устройством цементной стяжки над проходной 
доской.

3 Кронштейны Т-14, Т-15 приварить к закладным деталям расположенным 
на наружной поверхности ребер стеноВой панели под кабельным ВВодам.

4 Марку Т-12 приварить к закладным деталям расположенным В углах 
плит покрытия.

5 Расход материалов В спецификации дан на 
1 фрагмент.

Нкантр.
Гипхтр.
Нач̂р.

Раменский ̂  . fg
Лиэуноба
Парфенов Tfiy y
Шленова

ЗРУЮЮЪсВ повышенной надежности с перегородкой . 
ieжди секциями, совмещенные с 0П9 из элементов БМЗ

ПриВязан

ИнбЛ

407-3-644.94-АС

Фрагмент фасада 1.

34
СЕВЭАПЗНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ 

Санкт-Петербург 
4£>0es%p3 37Формат А2
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Видно 'А
Видно Ъ*

Спецификация металлоконструкций д полу и стенах

Марка
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
еджг

Приме
чание

М-1 ШВеллер 10-ГО С Т
8240-89 1*1000 54.6 8.6 м

М-2 407-3-644.94-АСИ-23 Марка М-2 27.4 м
М-3 -2 4 Марка М -3 28

ММ-1 -2 8 Изделие закладное ММ-1 4

Т-1 -10 Изделие закладное Т-1 12 4JD м
Т-2 -11 Изделие зтсладное Т-2 2 282
Т-3 ГО С Т3262-75* Труба 0  20 Li-400 18
Т-4 ГО С Т3 2 6 2 -7 5 " Труба 0  100 Ы 0 0 3
Т-5 A C M -13 Изделие закладное Т-5 2 72
Т-6 Паласа 6x50 -  ГОСТ

103-76" L-1000 21JB 2.4 м

Видно Ъ я Видно Т я

2500

5000

©  ®  ®  ®

1 - 1

Марку Т-6  крепить к стенам шурупами 25x4 через 250мм 
в предварительно просверленные гнезда й°6мм глудиной 30 мм 

с деревянными пробками.

См. Вместе с листами А С -38,39

ПриВяэан

Ин6.Ы

407-3-644.94-АС
ЗР В Ш кВ  повышенной надежности с перегородкой 
чеждц секциями, совмещенные с ОПУ из элементов БМЗ

ЗРЗ10-6Х21-БМЗ-32-1-КК

ош  схема расположения металла- -севзапшргосетьпроект '
конструкций В полу и стенах

Стадия Лист
36

Листов

Санкт-Петербург
3 3

Формат А 2
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Вид по 'УГ
/йй?ш

Sotf до 7?'
Т-3 Т-4

„ г 1

Г -3 . /дот 7050

г-б а
2350

6250

®

2500

<
Т-6

3000

3125 3125

6250

©

39

Спецификация металлоконструкций 0 полу и стенах

®  ®  ®

Марка
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
едкг

Приме
чание

М-1 ШВеллер 10-ГО С Т
8240-89 1-1000 п в 8 £ м

М-2 407-3-644.94-АСИ-23 Марка М-2 Ъ9.4
М-3 -2 4 Марка М -3 40
ММ-1 -2 8 Изделие закладное N 1-1 8

Т-1 -Ю Изделие закладное Т-1 12 4J0 м
Т-2 -11 Изделие закладное Т-2 4 282
Т-3 ГО С Т3 2 6 2 -7 5 » Труба 0  20 L-400 18
Т-4 ГО С Т3 2 6 2 -7 5 » Труба 0  Ю0 L-400 3
Т-5 А С И - 13 Изделие закладное Т-5 2 7 2
Т-6 Полоса 6x50 -  ГОСТ

Ю З-76» L-1000 21В 2.4 м

Вид по Т т

2500
1 ч,

\Т -6  §
8

3000

®

2-2

Марку Т-6  крепить к стенам шурупами 25x4 через 250мм 
О предварительна просверленные гнезда д-8мм глубиной 30 мм 

с деребянными пробками.

См. Вместе с листами АС-  40.41

Нач. отд.
Н. контр.
Гипстр.
Наняв.

ЛизунаОа
Парфенов
ШленоВа

Раменский а 07.94
0734

Z& y*- 0734

ПриВяэан

Инд.Л

407-3-644.94-АС
ЗРВ10(Б)кВ повышенной надежности с перегородкой 
чежду секциями, совмещенные с ОШ из элементов БМЗ

3PB Ю-6Х27-БМЗ-48-2-КК

О ™  Схема расположения металла- хев э а п э н ер го с еть п ро ект
конструкций В полу и стенах

СтаЗия Лат

3 7
Листов

Санкт-Петербург
Ц0О059-03

Формат А 2



40

Спецификация к схеме расположения каналоб и приямкоб

Марка
поз. Обозначение Наименобание Кал.

Масса
еджг

Приме
чание

Асбестоцементные доски

1 ГОСТ 4248-78* Ацеид400-120x80x25 49 432

Железобетонные изделия
2 3.407.1-157 0.1 Плита П102 12 73 0J03M3

Трубы асбестоцементные
ТР-1 ГОСТ 1839-80* БИТ 100 L=300 20

ТР-2 ГОСТ 1839-80* БИТ 100 L-2100 18

Металлоконструкции
5 Уголок 56x36x5 ГОСТ

8510-86 1-1000 7J0 3 5 М
4 Шбеллер 8 ГОСТ

8 2 4 0 -8 9  L-1800 8 1Z7
М-4 407-3-644.94-АСИ-12 Марка М-4 34А 4.9 М

Материалы
Бетон класса В 10 - 27.8м3

I

См. Имеете с листами АС-  8.1529
Прибяэан

m.N

407-3-644.94-АС
ЗР910(БкВ повышенной надежности с перегородкой 
чежди секциями, совмещенные с 0П9 из элементов БМЗ

Нач. отд. Раменский{ 07.94
ЭРУ Ю-6х21-БМЗ-32-1-КК

Стадия Лит Листов
Я контр. ЛиэцнаОа 07.94 Р 38Гиастр. Парфенов 0734

ШленаВа sCz У J 07.94 Схема расположения каналов. 'СЕВЗАПЗНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ
Санкт-Петербургушямков и асбестоцементных досох

Формат А2
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Спецификация к схеме расположения канолой и приемкой

Марка
поз. Обозначение Наименойание Кол.

Масса
еджг

Приме
чание

Acdecmoi ементные доски

1 ГОСТ 4 2 4 8 -7 8 » Ацеид400-120x80x25 67 432

Железобетонные изделия

2 3.407.1-157 й.1 Плита 010J5 24 73 ОЛЗМ3

Трубы асбестоцементные
ТР-1 ГОСТ 1839-80» БИТ 100 1*300 40

ТР-2 ГОСТ 1839 -8 0 » БИТ 100 L-2100 18
ТР-3 ГОСТ 1839-80» БИТ 100 Ы6000 2

Металлоконструкции
3 Уголок 56x36x5 ГОСТ

8510-86  . MOOD 7.0 3.5 М
4 Шйеллер 8 ГОСТ

8 2 4 0 -8 9  L-18QQ 16 127
М-4 407-3-644.94-АСЛ-12 Марка М-4 *б£ 4.9 М
МК-4 -15 Марка МК-4 53£ 4.8 М

Материалы
Бетон класса В ТО -

См. йместе с листами АС-22 .2 9 .4 1
Прибязан

ИнО.Л

407-5-644.94-АС
ЭРУ 10 (6) кВ пойышеннад надежности с перегородкой 
межди секциями, совмещенные с ОПУ из элементов БМЗ

Нач. атв. Раменский ̂ feat*- 0734
ЗРУ10-6Х27-БМЗ-48-2-КК

Стадия Лион ЛистоО
Я контр. Лиэунабп £&— 0734

Р 40Гипстр. Парфеной 0734
Начлр. ШленоОа 0734 Схемы расположения канолой, 

приятой и асбестоцементных 
досок

•СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ
Санкт-Петербург

Формат А2
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Спецификация к схеме расположения каналаб и приямкоб

Марка
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
еджг

Приме
чание

Acdecmoi ементные доски
1 ГОСТ 4248-78* Ацеид 400-120x80x25 22 432
2 ГОСТ 4248-78ч Ацеид 400-120x80x10 28 173

Железобетонные изделия
3 3.407.1-157 6.1 Плита П103 6 73 0.03ц3

Трубы асбестоцементные
ТР-1 ГОСТ 1839-80ч БНТ100 1*300 30

Металлоконструкции
МК-1 407-3-64434-АСИ- 20 Марка МК-1 1 312J0
МК-2 -21 Марка МК-2 1 ЗОЮ
МК-3 -  22 Марка МК-3 1 173.0
МК-4 -  15 Марка МК-4 27£ 5.1 И

Материалы
Бетон класса В 10 - 12.0м3

Схема расположения каналаб и приямкоб Схема расположения металлоконструкций
. 2

См. бместе с листами АС-4143
Привязан

HhO.N

Нач,атд.
Н контр.
Гипащ
HaHJza.

ЛиэунаОа

ШленоОа

Раменский {  ^

ш .

УЗА
073А
0734

междц секциями.

407-3-644.94-АС

0П8-6х21-БМЭ-21

Q73A Схемы расположения каналаб, 
приямкоб и асбестоцементных 

досок________

сперегсг_ 
из элементов

Стадия Лит Листад

42
ТЕВЗАПЖРГОСЕТЫТОЕКТ 

Санкт-Петербург
Ц 00359-03

Формат А2



Придязан

Hh6.N

407-3-644.94-АС
ЗРУ10 (6) кВ повышенной надежности с перегородкой 
межди секциями: совмещенные с ОШ из элементов ВМЗ

Нач. отд. Раменский / 7рлиил8734
0ЛУ-6х21-БМЗ-21

Стадия Лист Листай
И контр. Лйзунада 0734 Р 43ГИЛ ста. Парфенон 0734
Нач.га. Шленада 0734 Схема расположения каналов, 

приямкаВ и плит покрытия. 
Узлы 1J5

ТЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ
СанктЧ1етерВургИ Н Ж . 1 К Ш П . ЛизцнаОа г я . " 0734

Формат А2
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Схема расположения каналов и приямков 
, 2

Спецификация к схеме расположения каналов и приямков

гор

ТР-1
f a m 1 0 ) \

гТ
<

,Ф00\

£

200 540\ ,2 0 0

ТР-1 
/Тшт.10)

Ш Ш

ш М

ТР-1
/Ьит.10)

+
6шЩ) 

" 2 18000

= 4

+ - ©

■ Т,

® © © ©
@ © © © © ©

ЭРУ 10*0ЛУ-бх48-БМЗ~32-39-1Ча<

ЭРУ Ю-6Х54-6МЗ-48-32-2-КК

Марка
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
еджг

Приме
чание

Асбестоцементные доски

1 ГОСТ 4248 -7 8 т Ацеид 400-120x80x25 30 432
2 ГО СТ4248-78* Ацеид 400-120x80x10 47 173

Железобетонные изделия
3 3,407.1-157 0.1 Плита П105 8 73 а о з н*

Трубы асбестоцементные
ТР-1 ГОСТ 1839-80* БИТ 100 L«300 40

Металлоконструкции
т - 1 407-3-644.94-АСИ-20 Марка т - 1 1 3122
т -2 -2 1 Марка т -2 3 ЗОЮ
т - 4 -  15 Марка т - 4 5.1 м

Материалы
Б е тт  класса В 10 - м *

1-1

См. вместе с листами АС-  45А6

Ночотд.
И контр. ЛиэунаВа

Раменский /  07.94

3Ph 10(6JkB  повышенной надежности с перегородкой , 
чеждц секциями, совмещенные с ОПУ из элементов БМЗ

Привязан

ИНВ.Ы

407-3-644.94-АС

0734 0ПУ-6х27-БМЗ-39

гр Щ  Схема расположения каналов 
и приямков

Лит

44
Листов

ТЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЫТРОЕКТ 
СанктЧТетербург

Формат А2
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Схема расположения асбестоцементных басок и плит покрытия приямкоб

Схема расположения металлоконструкций

2-2

5 6

См. бместе с листами АС-  44А6
Привязан

Инв.К

407-3-644.94-АС
. ЗРУ10(бкВ повышенной надежности с перегородкой 

1ежбц секциями: совмещенные с 0F& из элементов ВИЗ
Н т о т д . РоменскивС- 07.94

0ПУ-6Х27-БМЗ-39
Стадия Лист Листов

Н. контр. Лизунойа 07.94
P 45Гипстр. Парфенов 07.94

Начга. Шленовп 07.94 Схемы восположения асбеста - ХЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ

Санкт-Петербург1В КМ 0Ш  UULUK U

Формат А2
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О)

Нач. о тд .
Н. контр.

Гт  о т
Начго.

Раменский

Парфенов
Шленава

& е и ^ 0 ? 3 4
07.94

07.94

jrwuibkcu повышенной нааежности с перёгороакой 
чеждц секциями, совмещенные с ОПУиз элементов БМЗ

07.94

Привязан

ИнО.М

407-3-644.94-АС

0ПИ-6Х27-БМЗ-39
Схема расположения каналов, 

приемкой и плит покрытия. 
Узлы 12AJ5.S.

Стадия Лит

46
Листав

ТЕВЭАЛШРГОСЕТЬПРОЕКТ 

Санкт-Петербург 

Ц 0 0 # 5 # -О 3

Формат А2
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Лист Наименование Примечание

1 Общие данные.
2 План на отметке 0300. Схемы систем Вентиляции В1

( В2).ВЕ1

3 Установка 2хи 3хэлектропечей. Раш  для установки
2 хи 3х электропечей.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки ВК
Характеристика отопительно-вентиляционных систем

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Прилагаемые докименты
ОВЗО Спецификация оборудования Альбом 5
ОВЗМ Ведомость потребности В материалах Альбом 6

Ссылочные докименты
5.904-51Вып.1 Зонты и дефлекторы Венли систем
5304-45 Узлы прохода Вентиляционных Вытяж-

ных шахт через покрытия зданий.
Узлы прохода общего назначения

5. В помещении ЭРУ запроектирована аварийная Вытяжная Вентиляция, 
рассчитанная на пятикратный Поэдухаодмен В час.

6. Электропечи после монтажа заземлить и окрасить эмалью за 2 раза.
7. После монтажа Все металлические части систем Вентиляции окраисть 

масляной краской за 2  раза.
В. Монтаж систем отопления и Вентиляции Вести В соответствии со 

СНиП 3.05.01-85 “Внутренние санитарно-технические системы*.

Удостоверяю, что проект соответствует действующим 
нормам и правилам, а эксплуатация сооружений с пожаро
опасным характкром производства безопасна при соблю
дении предусмотренных проектам мероприятий.

ГтВный инженер проекта ДЗ. Лурье
ГпаВный инженер проекта
привязывающей организации__________________________

Обоз-
наче
т е
сис

темы

Кал.
сис
тем

Наименование 
обслуживаемого по
мещения ( техноло

гического абарудоВа- 
ния)

Tim
уста
новки

агрега
та

Вентилятор Электродвигатель Воздухонагреватель

Примечание
Тип

испол.

шите

I t
Схе
ма
иС -
ЮЛН

По
ло
жен

L
м1  

ч

Р
Па

№

п
об

мин

Тип испол
нения по 

ВзрыВоза- 
иште

Н
кВт

п

ж
мин

Тип i t Кал.
Т-рана- 
греВа, X

Расход
тепла
ккал
час

Р

&am да
В1 m
82 2 Помещение ЗРУ ВКР43С 15.63 4 1 - 1300 180 910 АИР71А6У2" 137 910 - - - - - - -

Общие указания
I  Проект разработан на основании следующих нормативных документов: 

СНиП23435-86 “Отопление. Вентиляция и кондиционирование Возду
ха' СНиП23934-87 “Вспомогательные здания и помещения промыш
ленных предприятий* СН245-71 “Санитарные нормы проектирования 
промышленных предприятий*. ПУЗ-87 “Правила устройства электро
установок*

Z  Проект отопления разработан на три расчетные температуры наруж
ного Воздуха: минус20. митр: 30. мшар: 40*С

3. Для поддержания нормируемых температур Внутреннего Воздуха за
проектирована система электрического отопления. В качестве нагре
вательных приборов приняты ж  печи ПЭТ-4 мощностью 1кВт каждая.

4. Включение электропечей принта автоматическое для поддержания В 
помещении ЭРУ температуры минус 25*С В помещении ОПУ плюс 5*С
В остальных помещениях плюс 18*С а также принято ручное Включение 

электропечей для увеличения Внутренней температуры Воздуха В поме
щении ЭРУ до плюс 5Х. В помещении ОПУ -  плюс 18Х1

План-схемы

ЭРУЮ*0ПУ-6х42-БМЭ-32-21-1-КК

&
а2

i
ЭР*

i ii— i— i— I— i—  
бх21-БМЭ-32-1-ККВаашяяяг

ИСАМЦМИ

0ПУ8х21-
8МЗ-21

Ы U100

Ф Ф Ф © ( !> © (Z )< t > ®
ЗРУ10*0П9-6х48-БМЗ-32-39-1-КК

0 е

В1
А2

1— I 1 1— I— Г  

ЗР9К%БХ21-БМЭ-32-Ъ

5

и — I— I— I— Г "  

0ПУ-6х27-БМЭ-39

%

ЗРУ10*0ПУ-6х48-БМЗ-48-21-2-КК

<&

В1
Л2

1 1 I I I I Г  
3f*f1 (H ix2 7 -6 M 3 -4 8 -2

48000

0П9-6Х21-
-БМЗ-21

®©©©©©@@(Ьш
ЗР9Ю*0ПУ-6х54-БМЗ-48-39-2-КК

1 В1
1 1 1 1 1 1 1 

ЗРЗЮ-6х2У-БМЗ-48-2-!Ж Вамтаь-
ш ш р и

1 1 1""1— Г- - 
0П9-6Х278МЭ-39

л2 I / I IУ4
£

Г
541100

® ® © ® ® ® ® ® ® Ф > ® @ ® ® ® ® ® ® ®

Основные показатели по чертежам отопления и Вентиляции

Нкантр.

Шнгр.

КатаВ
Лцрье

Чнх.1кат ХейстОер ш

ПриВязан

407-3-644.94-0В
ЭРУ Ш !) кВ повышенной надежности с перегородкой между 

секциями, совмещенные с ОПУ из элементов БМЗ

Общие данные

аз

’СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ 
Санкт-Петербург

Формат А2





Установка двух эл. печей

51

Установка трех эл. печей

Г
195

±
195

J-------------,_______L

н— н  ы -  н ч
t d t d i  t=*t=4

bmL
F=\

+ h  t
t d

M k

Дюбель Д В -2 ^  
_ [  M8X1.25 j

f 4 f 4 f = 3  РЧ 
H - i -  Ж -  И Ч  
t b t d ' t d t d

JS0

W M 8x25

±0.000 ?

|y //////////////7 7 Z ^

Y // / / / / / / / / /Z

Рама для установки двух электропечей Рама для установки трех электропечей

1

I

Привязан

IMLN

407-3-644.94-0В
ЭРУ 10(6) кВ повышенной надежности с пеаегаоадкай межди

секциями, совмещенные с ОПУ из з а ементов БМЗ
Нач. атд. Раменский 1 07&4 Стадия Лю т Листав
Н. контр. Карпов W 0734 Р J
ГИЛ Лиаье Щ- 0734
Нач. го. Карпов 0734 Установка 2 х и 3 х электроне- 

чей. Рамы для установки 
____2 х и  3*  электропечей.___

ТЕВЗАПЖРГОСЕТЪПРОЕКТ
Санкт-Петербург

Инж. 1кшт Хействео шк-0734

Ц  О О 259-113
Формат А2
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Лист Наименование Примечание

1 Общие данные.
2 План на отметке 0.000. Схемы систем В1 и К1.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки ВК Ведомость ссылочных и прилагаемых документов Основные показатели по чертежам Водопровода и канализации

1. Условная отметка пола 0.000 соответствует геодезической
I ----- 1 В системе принятой площадки строительства.

2. Водомер устанавливается только при присоединении к  сущест
вующей сети городского или поселкового Водопровода.

3. Расчетные расходы Воды определены В соответствии со 
СНиП 2.04.01-В5.

4. Сети систем Водоснабжения и канализации монтируются В 
соответствии с требованиями СНиП 3JD5JD1-80.

5  Все трубы систем Водоснабжения окрашиваются масляной 
краской за дВа раза, а трубы канализации -  кузбасским лакам 
задВараза

Обозначение Наименование Примечание

Прилагаемые докименты
BK.CQ Спецификация оборудования Альбом 5
ВКЯМ Ведомость потребности В материалах Альбом 6

Ссылочные докименты
Серия 5 .900-7 Опорные конструкции и средства
ВыпускО;1 крепления стальных трубопроводов

Внутренних санитарно-технических Сантех-
систем. проект

Серия 4.900-10 Альбом оборудования, фасонных частей
Выпуса 4 и арматуры для сетей и сооружений

Водопровода и канализации.
Внутреннее санитарночпехническое Сантех-
оборудование. проект

Наименование
систем

Потребный 
напор на 
ВВаде, м

Расчетный расход Установлен
ия мощном атияродВи- 
шелеЦкВв

Примечание
t&cym м3/ч л /с H R

В1 23 0,15 0,056 0,1 5 2Я "
К1 - 0,15 0J056 1J5 -

В 1-

К 1 -

Хоз-питьеВой и противопожарный
Водопровод
БытоВая канализация

Удостоверяю, что проект соответствует действующим 
нормам и правилам, а эксплуатация сооружений с пожаро
опасным характкром производство безопасна при соблю
дении предусмотренных проектом мероприятий.
Гпайный инженер проекта ДЯ. Лурье
ГпаВный инженер проекта ^
приВязыВающей организации__________________

Привязан

ИнО.Ы

407-3-644.94-ВК
ЭРУ 10(6) кВ повышенной надежности с пепвгоаодкой межди

секциями: совмещенные с ОПУ из элемештэ/J БМЗ
Начмтд. Раменский 6734 Стадия\ Лист ЛистпВ
Нкантр. Карпов Щ г 0734 Р I 1 2ГИП Лцрье 0734
Наняв. Карта 0734

Общие данные •СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ
Санкт-ПетербургИнх.1кат Хейстйер 0734

цоог&оз s*
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1

I

1
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I

План на отм. OJDOO

©  ©  
®  ®  ©

В1

2.568

л. рч
t  0.625

2.550

£

0 1 5 — Z.

\

---- Д М

ПК-2 

t  1350

Водомерный узел

Ю 3см см

Типобая ОстаОка

ВКМС-20
0 1 5

50x20л

К1

4.900

Ст.К1-1

0100

0.025

0100

Выпуск К1-1
0100

J
ы

-ОО55\05О_
\01OO

Спецификация

Марка
поз. Обозначение Наименабание Кал.

Масса
еджг

Приме
чание

Водомерный узел
1 15 кч 922 бр Вентиль проходной флан-

цебый с злектраприбодом
ТЭ 099.058-01МВ и ЭЛ.

дбигателем АОЛ-12-4,
N-0,18 кВт 050 1 51

2 30ч47бр Задбижка клинобая с не -

быдбижным шпинделем.
фланцевая 050 2 20

5 ГОСТ 8963-75 Пробка 050 1 О М
4 ГО СТ3262-75 Трубы стальные бадага-

запрободные 050 02 132
Типобая вставка

1 ВСКМ-20 Счетчик холодной боды,
калибр 20 1 3.9

2 ГОСТ2405-88 Манометр показывающий.
МП4-В Предел измерений 0-10

кГс/см2 1 12
3 11Б 18 бк Кран трехходовой 015 для

манометра 1 026
4 15ч8п Вентиль муфтовый 015 1 0,75
5 Г0СТ3262-75 Трубы бадогазопробод-

ные 015 0*3 1*32
6 ГОСТ 3262-75 Тоже, 020 0.446 1.66
7 ГОСТ 17378-83 Переход К 57х4-25хЦ6 2 02

ПриВязан

ИнВ. N

407-3-644.94-ВК85||Р

ти с перегородкой между 
У из элементов БМЗ

Ноч.отд. Раменский Сh/JJLU- Стадия 1 Лист ! Листай
И контр. Карпов 07.94 -7 + 7 1
ГИЛ Лурье i 07.94
Нпч.га. Карлой 07.94 План на отм. 0.000 

Схемы систем В1 и К1
'СЕВЗАПЭНЕРГОСЕ ТЬПРОЕКТ 

Санкт-ПетербургИнж. iKam Хейстдер 0734

Ц  00 2*9-03 (q )
Формат А2

Типовой проект 407-3-644.94

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293795/4293795082.htm

