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А л ь б о м  1 
Альбом ь

Альбом 3

пз Пояснительная записка ( иэтпэоз-ччб7.9о) 
ТХ Технология производства 
Атх Автоматизация технологии производства 
ом Силовое электрооборудование
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ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ Ьедомооть ССЫЛОЧНЫХ и прилагаемых документов План - с х е м а

Обоэначе ние Наименование Примечание

ПЗ Пояснительная записка Альбом 1
тх Технология производства Альбом Я
ATX Автоматизация технологии

производства Альбоме

ЭМ Силовое электрооборудование Альбом^

эо Электрическое освещение Альбом Z
CC Связь и сигнализация Альбом2
0В Отопление и вентиляция Альбом 2

вк Внутренние водопровод и

КАНАЛИЗАЦИЯ Альбоме

A.C. Архитектурно-строительные

решения АаьбомЗ
км. Конструкции металлические АльбомЗ
АСЫ Строительные изделия АльбомЧ

Ведомость рабочих чертежей основного комплектам

Лист НАИ МЕН ОВАНИЕ Примечание

4 ОБЩИЕ ДАННЫЕ

3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ

3 Принципиальная схема силикатном обработки воды

4 План на отм. о.ооо р^о.зто.з
5 Разрез -N,2-2 j>=o,3t O,s
В Схемы трубопровода ' р = о,з*о,5
7 план на отм. о.ооо 5>=о,6^о,9

8 Разрез -И, 2-2 р=о,в^о,9

9 Схемы трубопроводов £ = о.6тО,9
40 УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ Горяч его водо - 

СНАБЖЕНИЯ X СТУПЕНИ $>=0,3  ̂0.5,

и установка водоподогревдтёлей горячего водб- 
СНАБЖЕНИЯ X СТУПЕНИ Р=0,6*0,9

42 Установка водоподогревателей горячего водоснаб- 
ЖЕННЯ ТГ СТУПЕНИ V=0,3-r0,5

43 УСТАНОВКА водоподогревателей горячего водоснаб
жения $ СТУПЕНИ р-0,6 т 0.9

44 Установка циркуляционно-повысительных насосов”
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

45 УСТАНОВКА КОРРЕКТИРУЮЩИХ НАСОСОВ СИСТЕМЫ 
ОТОПЛЕНИЯ.

46 Установка хозяйственных насосов

М Водопроводный уз е л . Тепловой уз е л  .

Т И П О В О Й  П Р О Е К Т  Р А З Р А Б О Т А Н  В С О О Т В Е Т С Т В И И  С ДЕЙС Т
В У Ю Щ И М И  Н О Р М А М И  И  П Р А В И Л А М И  И П Р Е Д У С М А Т Р И В А Е Т  
М Е Р О П Р И Я Т И Я , О Б Е С П Е Ч И В А Ю Щ И Е  В З Р Ы В Н У Ю ,  В З Р Ы В О  
П О Ж А Р Н У Ю  И П О Ж А Р Н У Ю  Б Е З О П А С Н О С Т Ь  П Р И  Э К С П Л У А Г А  
Ц И И  З Д А Н И Я -  ,
Главный инженер проекта / нарциссова/

Обозначение НАИМЕНОВАНИЕ Примечание

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Ч.90Э- 10 В.1.3.5.8
И З Д Е Л И Я  И Д Е Т А Л И  Т Р У Б О П Р О В О Д О В  

Т Е П Л О В Ы Х  С Е Т Е Й

Ч.90Ч-69 Детали крепления санитарно-техни-
ческих приборов и трубопроводов

Э.903ЧЗ опорные конструкции под водо-
ПОДОГРЕВАТЕЛИ

7.903.9-2 В1.
Д Е Т А Л И  Т Е П Л О В О Й  И З О Л Я Ц И И  Т Р У Б О П Р О В О Д А  
0  П О Л О Ж И Т Е Л Ь Н Ы М И  Т Е М П Е Р А Т У Р А М И .

ПРИ ЛАГА Е МЫЕ ДОКУМЕНТЫ
со Спецификация оборудования

вм Ведомость потребности в

материалах.

ТХН4 Опорная рама под насосы ОР-4

ТХН2 ОООРН ЫЕ РА МЫ ПОД НАСОСЫ OP-2; ОР-3

тхнз БАК для раствора жидкого стекла

емкостью 4 м3

ТХН4 Бак напорный

ТХН5 ФИЛЬТР отсстойник

Общие указания от вида транспортируемой среды в соответствии с тре-

Проект выполнен в соответствии со СН иП г.оч.о7-вб бованиями правил устройства и безопасной эксплуатации 

И(1РуКОВОДСТВО по проектированию ЦЕНТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНК-ТРУБОПРОВОДОВ ПАРА И ГОРЯЧЕЙ воды

Т 0 & "  М О С К В А  „ С Т Р О И И З Д А т " .

4 9 8 3 Р .  Д Л Я  Ьой К Л И М А Т И Ч Е С К О Й  З О Н Ы .

Расчетная температура наружного воздуха: i H = -30°c 
Температура наружного воздуха в точке срезки графи

ка 1н=Н°С

Параметры первичного теплоносителя в расчетном

Трубы должны быть испытаны на ударную вязкость 

по госту 40705 -60. Сварные соединения испытаны 

НА ЗАГИБ ПО ГОСТУ 3728 * (у 7480).

Снятие фасок произведено по ГОСТу 4 0 7 0 5 - 8 0 .  
Условные обозначения

Ч50“70вс

70°- 44,6°С 

-40 м В.СТ.

РЕЖИМЕ:

В РЕЖИМЕ СРЕЗКИ ГРАФИКА:

Располагаемый напор на вводе

ВСЕ ТРУБОПРОВОДЫ (за ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТРУБОПРОВОДОВ ХО

ЗЯЙСТВЕННОГО И ПОЖАРНОГО водопровода изолируются 

изделиями из минеральной ваты с последующим пок

рытием ИЗОЛИРУЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ И

водоподогревателей алюминиевыми листами, арматура 

-съемными ПОЛУФУТЛЯРАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ листов.

На поверхности покровного слоя теплоизоляцион

ной конструкции трубопроводов должна предусмат 

риваться опознавательная окраска в зависимости

Обозначение Наименование Примечание

— ..р— ТЕПЛОВОЙ СЧЕТЧИК

-----с----- ТРУ Б0 п РОВол. ЖИДКОГО СТЕКЛА

---- р----- Трубопровод РАСТЬОрА ЖНД1СОГО СТЕКЛА

П р и в я з а н

I H H B .H B . 1

Т П .  9 0 3 - А - 1 6 9 . 9 0  Т Х

цтп с т е п л о в о й  Н А Г Р У З К О Й  7  М В Т  
Й В У Х С Т а П Е Н Ч А Т А Я  с х Е м А  Г О  Р Я Ч  Е -

С ТАД ИЯ Л И С Т Л и с т о в
1ДП2В311
шшяшшшшшш — Р . П . 4 1 7

H l i l M l i 1 1 1 " 'И  1 1 1 4 Ш
— О б щ и е  д а н н ы е

ц н и и э п
И Н Ж Е Н Е Р Н О Г О  SjB&y О Б О Р УД О В А Н И Я  P .M b C t tR A

копировал-Петрова
24549-0/ 4
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п1п Наименование Коп-6о
i Бак хранения жидкого стекле/ 4
г Напорный бак раствора жид-

кого стекле/. 4
3 Элеватор 1
ц игольчатый вентиль 1
Sманометр 4
в Дроссельная диафрагма

Зля ограничения подачи
рабочего pafer тёорс/ 1

7jДроссельная диафрагма
для создания перепада давления 4

8 Грязевик 1
9 ротаметр /
to фильтр - отстойник 1
I Запарная арматура 12
гг Вентиль выпуска воздуха 1
23 Контрольные вентили 3гч25регулирующие Вентили 2
абПро 6о ог£ ар н и к 4
21Трубопровод отбора проб
28Трубопровод выпуска

возбуха
гз Резиноёь/<й шланг

ТП 903-*i- 469. 90 ТХ

ПРИШАН цтп сттавойнАгрчшйтмвт
в Ш Ш Ш Г в Ж - '

СТААИ5)| АИСТ Аистов
H-KQHTP-ДГАфонаь р I зС.Г.ИИЖMETAQR А Е!М гаШ Ш Ш
№к.гр. ПРЯЖАИШЯ Аринци ПИАЛЬНАЯЛХЕЛА УСТА- ц я и и эп  иншшшо ирортадГ-МОСКВАГШЕШАГАфОНОВ ШКИХИЛИШНаИ ОБРАБОТКИ ______________ШИ! У ж M mlL

К ОП ПР О& КЛ ' . M ( r n i S H O » R w v , ' <?/ 6 СрОрмАТ: А2.
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СМ
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Вид Л.

План.

Схема..
Цз BodanpoSadcj

Ф 25
TsTlW

марко
поь. Of означен uQ НаименаСати Кал. Часе#

ед.кг
ариме-
чание

/ Вовоподогр еВо тел ь
пВ с- 300- и. 5/ 6 зог. и

г М А
1°2в6р / 39J

3 Ъаоалшьнюулрниеём
}о ч $  dp <рюо / 39, S

У эаЗбцкка д»Шная фланце ьа я
ЗОсЧ!Н* 0/50 г П о

5 Вентиль МЦ(р7оёш
fSB/Pt: 025 / 0.76

. 6 Ш ? р 9т , л /
7 # я / См.Ат/г
8 / С01
9 Щ - Ш Г м / ]>
т 2
// S m p i i m " * " ' 2

1г to-зкя-1- 7$ Ш в
/з 3 К4 т7$'70 Ш/уцерЦсщнаЦкр »d

Щ % 0 iô rc/ctfz} л а 80 °С3
14 3X4-1/6-76

tSo 46” Г . /

ОШ
"копировал'. Логинова
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лт
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M.
m
.H

виВ Я

слг
s

В и З  6.

— “-«“ ч

А

г [  ]

д о / о

П ла н. С хе м а .
U 3  б о д о п & о ё о д с /  

<р а ч  к  г .  о

М а р к с е
п о з . О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е К о л

м а с с а
e 8 . n r

п р и м е 
ч а н и е

1 t e T / / № i 1 2 M j . 7 3 * 0 -  6

* п % Р 8 Я Н $ Н т ы ь 1 8 з а . г ч Г - о , Ш 9

2 З а е ё ш к н а п й р о л а т н о ъ !______

ф л а н ц е В а я З а ч  G  i p  ф & о У 29-0
3 З о в ё и т а п а р а л л е л ь н а я

< р / Ш Н Ц * в а я $ О с Ч } н > К ф 1о а Ч 5 2 . а

ч в  е н г о л ь  м у е р т о ё ы й

ф 2 $  / $ б / $ х 2 0 . 7 6

5 Т е р ц о м е т ь п - 2 1 - г ч а  ч о з 2
\

6 Т е р м о м е т р  m i  - 2 4 0  - ю з 2 С м . / П Х

7 Т е р м о н е г р М 1- г ч о - м г с о /

8 Т е р м о м е т р  у -  6 г  - г  ч о  - н / г

_ з ч
1 а ч
1 1 1 Q - 3 K 4 4 - 7 S б о б ы ш к а .  У с т а н о в к а

/у</ гп р ^ у  d o  п р о  В о д е
8

1 2 3 K 4 - 7 5 - 7 Q

Ю о  к  Т с / с м  2  t  д о  8 о  ° с G

/ 3 3 X 9 - 4 6 - 7 6 ш ш ш м ш ш ш
Ш к Г с / С А } 1  t d o 4 S O <’ t 2

\__________________________

\ К  ц и р к и л я ц и о н н о '  
п о  б ь / с и т е л д н Ь / м  н а с о с а н  
г о р я ч е г о  ё о д о с ^ а Ш н и я

ц м и и э п
е л

К О П М Р О В А Л . ' Л о г и и О В Д 24549-0( м Формат: А2
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Вид Й d u d  В.

План. Схема.
Нч горя чее SadocHdd' 

ение (p№8x2,t

Маркс/,
лоз. Обозначение Наимвнаёание Кол. Масса 

едк{
прине-
чанае

/ Ч 2о&. 7 $‘ 0.6£овопаЗргр dSaj e/ibлвс-гао-#.?7 Ч зог.ч МО.Щ5
2 1 67-8
5 Зс/дВам* параллельная

еррипцеёаавоч̂  dp V 39S
Ч Щ Ж Щ у Щ ш Ч £2
5 За а Викса стальная рланцеВаязосЧША Ф/5й { 97-0
6 Вентиль муфгпаВьш

/5 В! Её <р£5 2 0.18
7 Тернрнегр у-б£-2чО‘/ч/ Ч
8 Уермомегрп-ч/ 2 ча -/аз Ч Он. /77Х.
9 ч г ----- со/
/о 1 -*§ ч
// {а-зкч- л  7 5

ваошшкаустановки на тая нал do Bade Д776 в
J2 ЖЧ-Ч6 -76 § ш Ш / * а ”а

Ру ЗоЮОкГс/смЧ За 4SV £ ч
/3 ЗКЦ- 45-10 штуцер, установка на тоцбоппаёадь.

РядоШОхПк̂  t до 80*С ч

. Ф/оо 
ЗйсЧ/нА

'ъШг

sac 4} на 
Ш теплосети 

ф /5$ *3,2

Her ЗадапоЗогребателб
л cm олени
р̂/о%хг,8

м
цинизм

й н к ш р и о г оО § D D4A0BAHH5)
Фо р м а т : Пк о п и р о в д л : Л о г и н п в й
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в и д  А. Вид 6.
Слец и<ри н ац и я

План.
С х е м а .

Нч ёодаподагреёсГ- 
тель // ступени 

ф/69x3.2

Циркчляционнь/Ч 
хгрумпрсзёоб f v 9*2.8

Марка
лаз. Обозначение Наименована е Ко/МоСС 9

еЗ.кГ
PpUMi
чинив

/ Центро бехныц насос
ТОП K6S'SQ‘f60(r3jleKTpO'
з£иг отель чяншоьгтз
tJ:5.5x8l /73000 оЦмин. 3 М5

г Обратный клапан
поворотный /9 ч 2/ бр

(ртаа 3 6
ъ Задвижка параллель

ная срланцеёая
ЗОг 66р <р/аа 6 39.3

ч Опорная рама под
насос ор-г / 123.05IX НЧ

5 Манометр покавыёа- см.
тои/иО МП Ч'9 - /О 3 йтххш

6 ЗМ-Ч5-70 Штуцер, установка
на гпру до про воде
Ру до /ООкГс/снг1довО° б

Qrn водопадагреёателя 
1 ступени ф 169у б.з

Центробежный наст 
К 65' SO' /90 а

Т П  9 0 5 - 4 4 6 9 . 9 0 ТХ

[ТПсип̂еиимнагрузкой 7мвти 
...1Ш атаяслемд горячего выр-

МНЕ СИСТЕМЫ 0
Установкам, С Т А Н О В К А 1 1 « Р К У А Я Ц И О Н Н О -  
л о в ь и и т и ь м ы х  НАСОСОВ Г ОРЯ -
НЕГО ВОЛОСНАЬЖЕНМя

ш о т

РЛ
л и ст  I A H C T O &

\ц
Ц . Н И Н Э П

Ф о р м а т : А 2К о п и р о в а л : Л о г и н о в а 2Ч5Ч9-0/ /7
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№
-6

ttS
hZ

А Л ЬБОМ 2

T

Содержание

Обозначение Наименование примечание
ТП 903- У 469.90 ТХН/ Опорная рама под

насосы ор -/
тп 90з-ч-т.9о тхнгОпорные рамы подносыт/

op -S', ар-з
ТП 903-4-№SO ТХНЗБак Эля раствора жидк.-

го стекла емкос7ыо?м*
ТП 903-4-/6990 ТХН4бмнтриый емкостьюЩ<
ТП 903- 4-/69.90 тхнSФИЛЬТР ОТСТОЙНИК

ПРИВЯЗАН I
И»»Н9

ТП 903'АЧ69.90 тхн
ШШ Fiirei КШ Ш  1{\ШШ шшш ш/ш

—
РП i \

11<11М ИТЖЩ'К1 иш£Ж
1МШ1 изжйВйшп лшяа 
одлиш штштш мют СОДЕРЖАНИЕ , цни

мшгН Ш

иэп
СО MAIM#»

Поз. НАИМЕНОВАНИЕ Кол.
iono лиигельныЕ 

УКАЗАНИЕ
Ма т е р и а л ы

Рио \

i
8ГОСТ 8240-89

5-OVflM 6 3,75 кгШВЕЛЛЕР ОТ-3 ГОСТ S3S S e

a Ш ft ал сп 42 ГОСТ 8240-89
5.4 п.м 59.6 кгШВЕЛЛЕР Ст3  C0CTS3S -89

рис НА ИМЕНОВАНИЕ КОЛ

j Опорная рамаОР-1 под хозяйственные наюсы K80-bs^60o. 4

ТП 903-ЧЧ69.90

ОПОРНАЯ РАМП ПОД 
НАСОСЫ OP-4

т ш

Н Е Ш З  В Ш 1  ГаИ П Т !
Р П  I \

'ИНЖЕНЕРНОГО
обору даба нид

ФОРМАТ: ДЗ
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и м *  подл П О Д О И t b Ш * Г А В5А М . И Н Ь Ж

Рис. г
S-б

ПОЗ. Яа именование Кал-SoДопалнигельнь/еуказания
Материале/

Рис. 2

1
8гостasvo - 89 доп.м. S3, чвкгшвеллер Ст ЗГОСТ 335. в8

г
А /а гост вето - аз 5. Vл-г, S8, S кгШбеллер Сгп £ гост 535

р и с . 3

/
8 гост aavo-89 В.бУл-п V6.3кгШ&елЛСР Cm 3 ГОС7 S35-88

г
га ГОСТ 8290- аз 3. Чп.м 37. S кгшвеллер Ст 3 гост S3s -88

Рис. 3

Рио- И с/ имеиоё&у/ие кол-во
г Опорная рама Ор-3/wd циртяушш* по£ыс(/гелбнб/е

Насосы горячего водоснабжения Кб5-5о-гбОа /
3 Опорная рама QP-з под циртяцтнь/е насосы отлет WtitМ'./

ЛрПШАН
H t n Q A H3Afe.rt>.
гип

I f f iT
цш
НАЧ-ОТД.

Андреева
Найштнт
НАРЦИШО

тШГД ПА
ШКИНД

ААТОНОЫ

ТП 903-4 - -169.90

О п о р н ы е , рамы под 
н а с о с ы  ор-г;ор-з.

ко пировал: Коршунова

ТХЙ 2
1ШЗШ ЕЕШЗ ЕЕШИЗ

РП И М
^^ЦНИИЭП
^ ! К Я »
ДОДМЯТ: А2______
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ИЙВл1?П0ДА. ПОДИ. И ДАТА ВЗАМ.ИИ* А льб ом 2

ВиЭЯ

П О З . Наиме н о ё а н и З Кал.
Дополнительные

указания

Мс/териалЬ/

* r / r r  Г О С Т  1 3 9 0 3 - 1 4

'* C m .  3  Г О С Т / 4 6 3 7 -  7 9

i 5 - / 0 1 - 6 м г /гз.з к г

г Б -  / 6 а . г г * 8 7 . 6  к г

т р у б е /  г о с т  з  г  6 5 -75

3 / 5  у а  в 0.86м о .  9 г * г

ч S O X 3 . S Q . 6 4 M a . s  к г

5 ~ , ~ . у с у  № 0 x 1 0 Г О С Т  / 0 7 0 7 -  7 6
^  Б - г о Г О С Т / 0 7 0 6 - 7 6 2М S V 7 -  у  к г

Б-Б
Л7/.-5 сёс/рнь/е ш ёы  по ГОСТSSSY- 80

о-г

ПРИВЯЗАН'

ИНЬ нг

т . п .  Ш - 9 -  ^ 6 9 .  9 0 т х н  h
Н к о нт р Ж ш Й Н А

6 А  К  Н А П О Р Н Ы Й  
Е М К О  О Т  Ь Ш  1 . S 7 M 5

СТАЛИЯ 1 Аист 1 ЛПСТОЬ
Ш Е Л Л  И Ж П Ш 7 1ШШ Р 1 ч 1 (
ШМЕАШШШШ.ШЖ 
Н Я Ш П  Е П Н Ш 1  Ш&к 
п т гл т и  Г )Ш Ш 1 т а

— ^ Ш И И Э Г 1  ФФж&п НЖЕЫСрНО го

КОПНр(гОАЛ: Коцшонпаа ФормотГ
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Кнй.А !U • K\oM\URJb U № Ьэом.иу&Л
______1 _ ___ _1

А шли 2

бчг

A-A

U t y y Н а и м г н ъ ^ о н и е и * .
I W o  jvAum e а ь  нъ\ е 

у к а з а н и я

О т ^ а н а д р т н ъ х г  и э ^ г п и я

b o m  M « - 6 s » 1 0 . 5 8 f 0 m i 9 S - 1 0 ч о . ь г > м
г Т й й *а М < 6 - 1 Н .5 Г 0 1 Т  Ь Э А 5 - 1 0 ч о ч г м
5 П р о Ь м и о г с о т  аэбг-ть \ 0 .0 4  м
ч < W t u  \-&0-Ь£тг5ШАгвг0-&0 2 Ч .5 \ ч \
5 Ш а й б а  w . o u o u h v h - i & Ц 0 . 0 5  м

М а г т ^ р и а  л ы

1 1/Г . . .  № М Ш  t 5 9 0 - 8 f t
ь г 9 ъ  Р т .Ъ -Е -Т й С Д  Ь 3 5 - 1 9 ш м г * г О .Ч А
I W - .  _ T O t H 9 9 0 V 1 4
л и ™  о^/мошчбгмэ

Ъ ъ-ч m u * 1 о ч г м
9 5 - 4 й.ОЧм*- 0 . 5  м

Ш tUaew uH^l > \ л \ 1 М Ш *М .Ь П К Т О &  -13 Ш м ^ 0 .0 3 м
Т р у б а  гшэгвг-ть

{{ \ь*г.ъ О.АЬм О . А в м
\г 1 й ' 1 .ъ 0 . 3 м О .Ц Ц к г
\ъ Т т 'ц б а  Й Э ' Э . Ь Г Ш Ш Ю Ч - 1 6

Ь'2-й Г0С 1 ■107 0 6 - 1 6 0 .4 1 м 3 . 5  м

Спорные. rnW t\b \№Л ^6031-BQ.

ОриЪяэом'.
W.uwip5\ъчшича'<Ая&*Л
№мш\.ЪелимЛа
ЗаЪ.с̂.1\?ШШ№ДО
Ov.<mu. у 1 0 1

Нои.ш.ПлатпонъЬ

!.u.903-U'\69.90
Аис.л

7

TTvWS
АиллсЛ_

Фо̂нот-.AZ
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта Ведомость ссыло1ЧНЫХ и прилагаемых ДОКУМЕНТОВ

Лист Наименование Примечание Обозначение Наим ено вание Примечание

1 Общие данные Ссылочные документы

г Схема автоматизации. Начало. го с тги о ч -8 5 спвс. Автоматизация технологи-

ь Схема автоматизации. Окончание.
уеских процессов. Обозначения

условные приборов и средств
ц Схема электрическая принципиальная АВТОМАТИЗАЦИИ в схемах-

Регулирования. Начало. РМЧ-Ч06-82 Системы автоматизации телноло-
5 ОХЕМА ЭЛЕКТРНЧЕ&КАА ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ гкческих процессов. Схемы

р егу л и р о в а н и я . Ок о н ч а н и е . электрические принципиальные.
б Схема электрическая принципиальная Требования к в ы п о л н ен и ю .

управления хозяйственными НАСОСАМИ.
7 Схема электрическая принципиальная зп равл е -

НИЯ ЦИРКУЛЯЦИОННО- повысдельными насосами гвв.
8 Схема электрическая принципиальная у п р а в -

ления корректирую щ ими насосами отопления

9 Схема электрическая принципиальная ТКЧ-ЗГ36-70
МАНОМЕТРЫ В КОРПУСЕ ДИАМЕТРОМ 
А0250ММ С РАДИАЛЬНЫМ ШТУЦЕРОМ

распределительной СЕТИ. ж к в г м ь т м )
40 Схема электрическая принципиальная ТКЧ-3-137-70 МАНОМЕТРЫ В КОРПУСЕ ДИАМЕТРОМ ДО 

2S0MM С РАДИАЛЬНЫМ ШТУЦЕРОМ.

аварийно - предупредительной сигнализации УСТАНОВКА НАТР-ДЕ[ ВЕРТИКАЛЬНОМ) 
РУ АО ЮКГС/вм*, ТД080°С.

.44 Схема вн еш н и х  проводок.Начало. т м ч -гге -7 6 ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО АЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
давления . Установка на трубопроводе

\г Схема внешних проводок. Око н чан ие . ТМЧ-157-75 .термометр сопротивления. Установка на 
ГОРИЗОНТАЛЬНОМ. ТРУБ0ПР0В0ДЕ1»76 ММ

1 ъ План расположения. ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТЕНКЕ.
14 Щ ит автоматизации. Схема подключения. ТМЧ- 174-75 термом етр м аном етрический , у с т а н о в -

КА НА ВЕРТИКАЛЬНОМ ТРУБОПРОВОДЕ
3j>ggMM ИЛИ М ЕТААИЧЕСКОЙ ----
СТЕН КЕ

ТМЧ-472-75 ,1 ЕРМОМЕТР МАИОМЕТРИЧЕСКИЙУПДНОВИ 
НА ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ТРУБОПРОВОДЕ
B>S9mm или мпдлАиткой  СТЕНКЕ

ТМЧ-98-83 Манометр самопиш ущ ий
—

У стано вка  на стен е  .

Прилагаемые документы.
Альбом-3 АТШ 1 Спецификация оборудования

К ОСНОВНОМУ КОМПЛЕКТУ
чертежей марки атх.

альбом»? атхсое спецификация щитов

к основному комплекту

чертеж ей  марки атх.
Альбом 6 а т х . вм Ведомость потребности в

материалах к основному

ком плекту , ч е р т е ж е й

м а р к и  атх.

Рабочие чертежи основного комплекта марки Атх
ВЫПОЛНЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ СТРОИ' 
ТЕАЬНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ И ПРЕДУСМАТРИВАЮТ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРИ СОБЛЮДЕНИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ПРАВИЛ БЕЗОПАС
НОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ.
Главный инюенер проекта^ ^ / ешерииославсшА-Р./

А льбо м  8  АТХ. З А Щ и т  а в т о м а т и з а ц и и .

Задание з а в о д у - и з г о т о в и т е л ю .

2Л

Ведомость спецификаций

Лист Наименование Примечай.

5 Спецификация к схеме регулирования

6-5-8 Спецификации к схемам электрическим

принципиальным управления насосами.
9 Спецификация к схеме электрической

принципиальной распределительной сети.
40 Спецификация к схеме электрической

принципиальной аварийно- предупредительной

СИГНАЛИЗАЦИИ.
\г Спецификация к схеме внешних

проводок.

П р и в я з а н

ННВ №

Т . П .  9 0 3 -4 -1 6 9 .9 0  Д Т Х

НАЧ-ОТД. В Э С К Е Р ЦГП с ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКОЙ 7  М В Т. М А Д И Я ЛИСТ ли стов
н . контр, 
г э п

Х о л л Р В А Дв у х с т у п е н ч а т а я  с х е м а  г о р я ч е г о  ВО
ДОСНАБЖЕНИЯ И ЗАВИСИМОЕ ПРИСОЕ- ДИИЕНИЕ СИГТЕ МЫ ОТвПЛЕММЯр 0.9

Р . П . 4 4 4
ЗАВ.ГРУ1 Х О ХЛ О В А олХ

О б ц и е  д а н н ы е
и н н и э п

И И Ж Е Н . К А Р П О В А . ИНЖЕНЕРНОГО
П Р О В ЕР . Ш ш . Jut Р. М О С К В А

24599- of \26
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N804 848
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80S
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841

Ьмл

литания

lumanue
Z2Db

Питание
-ггоь

Блок
извлечем.
НОрНЯ

Диаграмма роботы коночные ?>ык1иочателеи 
исполнительного механизма £.£Л\Л QZ.U6

6  аге п у  у п равлен  и *  
*сюрре\стт\иручаили va и 
насосам и стаи  лени и, 

Лист Ъ

Ь сжему а&ариино- 
прейуп р ethim ел ь н о и 
сигнализации, листАП

Обозначение___ _
кентактой w VTj.
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Ж 7 8_

чш.р&
Ш

Ч И - 1

и ащ и о 
сигнал об

к/. __ аварии на
п 3Jt Х 7 Т  диспетчерский 

"° г пункт.

снятие
звукового
сигнала
Опробование
Звуковогосигнала

Звуковая 
сигнализа
ция об 
аварии

Диаграмма переключателя
Звй

НИ 53/2'сев

Диаграмма 
/7 ерекл/очат епя Узя

л/>г-/о/не• 
 ̂& 

lilt

/70/ПР9К<тшггде яm<г о
Мест О 1UC14A

с2-глг 
с г- Ш
с/-гл/
с/-Ш > <

34

ОозиЧион
Ыознач. Дай пени Вание Кол Примечание

Аппаратура на и/иге автоматизации
S87
see

анолао A t-off цел.г вез //qS/h/cv 
ТУ /6-642.0/5 - 9 Ч. 2

толкатели
чфногаивета.

KSi-K/f 7
ч$я пакетный переключатель лпг- /о/нг 

*220 В /ОЯ ОСТ /К. 05.25. ООТ- 77 /

%/rHi 6
/ПаУло ctre/nugoe res -vгго в  

ry/6-SSSVS9-79. 6

н я
Звонов громкого воя мз-f * гга в  

ТУ 25 OS /OV5' 76 /

Днларалтура па м е сту
P2 Манометр злектрокошактнб/иукмн г /

рз Термометр манометрической ткл/ооэк /

РУ
Долт/ик-релеразности аавнения 

ркс -/-ом s -/-аз.

Диаграмма
т?еревл/оаап7елей/зд;г$я

УП 5315- с м

II
ч !II * $

"ело*&*</ерук4яг/м
-46* о° +ЧЗ*Ш

/насрете
тц>ы
<йМ(рез

tyotpai
Онас.р%
№сра

Ьм.ре*
ш/рсб.
Шнацнб

А п А п А П Л П
X 1 2
г 3 Ч

-Л 5 6 X
ж 7 в
X 9 /0
ж // /2

—ш ///9
ш /5 /6
F /7 /8
Г /У го X

2454з-о/ 35
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Наименование' 
параметр** 
и места 
отбора 
импульса

Прямой и обратна/if 
трубо про $аЗ 
Отопления

По 3d/о иц/о 
трубопровод 

теплосети

Напорные патрубка 
ход лиственных 

насос о в

Напорные патрубки циркуля’ 
уионно -па бы сит ельных насосав 

ГЗс

гм¥226-76 ег
~уГ

ТМ  3/37- 7(7
S3 5Й\

П аЗа/ощии и обратный 

трубопровод теплосети

/733 2{/*/J е= /н 
Н З ' Ц  ’Х-25  е -

F-

, .  т т 'пвзз/мрм т$г(/*оеФ
//у \ Рз-ц-х-я е^м Рз-ц-х-гв & <м

: Т Т  ^тт
to  J-

L
кввгух/ p-.fsy

Щит <гЯтанитчзииии

\ !<>&

-С
5 5! I I ■3

*КСК̂ \

ш теч

J
к3)лкввгч*аб &з2н

в Кск
■̂4)

, ЙК8ВГЮ*35 &VSM 
Труиилня SB-Ч V 8-Sm.

ЧКск

ЙКВВГ <0*2.5 С-ЗбП
труоиянпзг*з,ч е- чм

яшгч*г5 t-ssM 
п т з г п . ч  в ' - г м  РЗ-цх-25С-гм

п в з  i[< * i) е -  г м  
РЗ -ц-х-25 €-гм 

*

Г
ЛЛск

н

39/ > 9
а _

ь
9

1 ■ -LI —

f t?
«й|'$
l-l |ш

/. Датчик температуры наружного боздуха паз. 4- 
установить на северной стороне здания на 
высоте не менее Зм/ защитить от механических 
повреждении и атмосрернь/х осадкоб.

2. Данный J7ucn? рассматривать совместно с 
j/истом /2.

Наименование 
параметра а 
место отбора 
импульса

59
ТКУ 3/36-70

Обратный
трубопровод
отопления

5/
ТКЧ 3/37' 70

Напорные патрубки 
корректиру/ои/их 

насосов отопления

Т П  9 0 3 - 4 4 6 9 . 9 0 А ТХ

Давление
тпгш

-щ т
ЩЩ]

м|Ц'!:1М;иЯИИЙЛа

ШИ.
1Л РИВЕР.

-Схема внешних лровоанк. 
начахи.

инииэпШЖШРНОГО̂ z 060PWAHWfl
24549 ~ О/ 36
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Наименование 
параметра 
и место 
атвора 
им пул if с а

ли е м п е р а ту р а
Ледамщии
Р̂убр- 

про Hot тепло сети

Обратны< 
трубопро
вод
тепло сети

водающий с 
обратный 
трубопро
воды те л-
лооетб__

/77ру б ал рова д 
в систему 

гве

прямой и 
обратный 
трудопровси 
отопления

Чария-
Нь/ч
ШЧаяфрачозват

7о#ам'UfUU пруда- 
qpooat 
тепло- г сети.

Регулирующий клапан на трубопроводе 
сетевой воды в система отоплений

-рт-кГМЧ- По типу ТМЧ47-ТЗ ТМ4-'*7-# — —шяаяхх&М ТИЧ-П2-75 ГМЧ-ПЧ- 753&il tJ ri v */ iAJifK w и w
Си. tx-Cq 3 ZZLZL У /  | ч * \ч / уУ Ч*1ч

Ц Т

Чозчцуа 
об азноч

Наименование Кол % *

/
Кран т РД^тюбавой^му^тобо/й 776 /вбк /5

2 а ентиль^по/зДш и^кч (Вп 1 Н
5 Карр6ко саеЗипитвлоная хек-в 

ГУ 36 /765-78 W
Ч Провод робкий с^меднойяипоийвз 7*7 та м
5 КсгВелб контроаы/ыи КВ В Г  Ч*/ гастПЗав ■ 78 f 250 м

в Кабель Â / f3 o d M78C 4*е,У 770 м
7 кабель контрольный яке$г 5x2,5 

rOcr /SOS- 78 Е /20 м
8 Кабель контрольный ЯКВВГ 7x2,5 

ГОСТ 1508-706 too м

S Кабель К ^н тр ольтб  Я К 8 8 Г /о х 2,5 720 м
/0 70 м

н
гибель многохильныиэкраниро ванный 
МкЭШ 3* а, 5 ГОСТ 703 48 - во 35 м

/2 металлорукр5 Pt-ч -х-В5 
„  , г/Пег.3989-77 30 м

/3
н/руда бобогазопробоина я л  у  75

/У м
74 Ларина бесшовная тчтг

____ ГОСТ 873*7 75_______________ 45 м
7$ груоа полиэтиленовая низкой 

плотности пнп 32x3,7гост f65 99 ‘ 63 SO м

цм 2 Si/O ЦМЗ sbh

77базна%ениелпсхе
ш т т г 1яу гя у $ЯЧ ЧЯУ 5ЯУ

Наименование 
и назначение 
Ящика управле
ния

Ящики управления 
хозяйственными 

Насосами.

Ящики управления чиркуля- 
цианно -Повь/сительнь/ми 

насосами Гр к.

Ящик у  правле
ния корректи
рующими 
насосами
отопления

спеиищи/коаид 
дбозяочениемт тарного ч-

Наимено вадие 
параметра 
V  места 
Лтбарб 
ампул с с а

те п л о с е ти

Перепав вавления

Регулирующий клалан н а  лада- 
%#емА лру&уроёрЗяияеллосе*

Мемпературй

Данный лис л? рассматривать совместно с листам И

выноснойпульт
прибора
jenagp'M*

24549' О/ 37
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В е д о м о с т ь  р а б о ч и х  ч е р т е ж е й  о с н о в н о г о  к о м п л е / с / п а .  В е д о м о с т ь  с с ы л о ч н ы х  и  п р и л а г а е м ы х  д о к у м е н т о в .

1Тост Маименчёание Примечал.
i Общие данные
3 Схема электрически* принципиальная! ! I
3 Размещение электлаоборчдаВания аI111

Шозночение Наименование Примечав.

Ссылочные документы
Т.П.5.Ч07- 63 Прокладка пробив од и кабелей

В полиэтиленовых трудах
S производственных поме-
щениях.

Г-Я. 5.407-43 УстоноВка распределительных
и/кароВ серии л р н

прилагаемые документы
Ял6 дам 5 эм. со 1110!1<ъ$

к основному комплекту
чертежей марки эм.

Яльёом 6 эм. ем Ведомость потребности В ма-
тер налах к основному комп -

i ! ! \ % L

О с н о в н ы е  т е х н и ч е с к о е  п о к а з а т е л и

Ии и н/ен о Ван ие
гв.

илмер•

техничес
№шые

Расчетная мощность силового
Электроодорудо Вани я. кВт 36

/. Пояснительная записка приведена 
6 альбома f.

Z. По степени надежности электроснабжения 
ЦТЛ относится ко 1 категории.

Радочое чертеже основного комплекту марка эм 
Выполнены § соатбегстВиисдеистёукнцинчарои- 
тельными нормами и правилами и предусматривает 
технические решения,одеслечиВа/oujue дезопас- 

~~ честь при соблюдении установленных правил 
безопасности эксплуатации здания.
Главный инженер проектов/СкагеринослаВская/
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Патрщ*шт\ъ кс&глгй и пробой, Ълина, м
4исде> и сечеллие Мар^ца

yf* U |\ | 
чш\рч А Ш

з » г,5 -о.ббкб. 25
ч ^ г,5 -0,66кб. ЗАО

ЗМйМ*6-й,66кв. 50
ЗЧбМЧО'0,6£кЬ. 5
Э*35ЧМ6-0,66л& 15

Пйтреонис^ь гг\̂ уб

ОЬазначемиг 
ПЪ сдтханЪартъз

Диангтр 
Пй стандарта 

цн
Длина.

W
ПЬД- t s t  (,15*1,7) 10 4Q
ПВД-Ч0ЦЧ0«-Ч,3) гг \Ъ

jflp  ̂ ^Кр/7г̂  Се(/е//ае кабелей Н2, М7 от щитка учета к 
*  уточнить ара привязке проекта после решения
вопроса о опей/кем электроснабжение/.

Привязан

,K№.tft

Нст.еч д.
Н.шир.
Ш

\Днкен.
Превер

вэстье?
Ш Щ
ЕтУ&У
ХотАо
КарлаЬа
m m i0

Т . П .  903-4-169.90 Э И

Б С. ч е р д а к и  ч с к р з з т ь й й  7 М В т  I C i g a u p

cw__.
№MU£,
С̂ ена элентречес*Ая ррин- 
циеиальная распределитель
ней с е т и -

РД1
ИисТ Аистев

Ц Н И И О П
\AH*.LHt?W0rQObpWMftMVMЧас£ьа

24549- (И 9/
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ж
Ведомость рабочиечертежей mvoWto ш лош ^та наркчи Э й  Вёйомоетъ ссылочных и прилагаемы* йа^ментоо?)

Вейомоеть \уьлсХ> устаио&ки эдеклричеоносо обор\^т&о.нлхя 
ча о дане расположении

Аи с т Н а и м е н о в а н и е Примечание

1 Шяцие данные. Эл ек три че ск ое  освещ ение.
П л а н .

Эксмтаиия оамешений

cv
%

Ыц
по

IWiUq
Н а и м е н о в а н и е

4 Помещение б  ля цстачавки.
обарубив ани-н

г д а н н о е л

О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Примечание

С сы лочны е й о к н м е н т ы
5 .4 й 7 -6 4 Остановка одиночных навесных о р о т я ж *
А 4 Ч 1 Ч ник ящиков, коробок с зажимами и щит-

ков освещения и токоооовобы
5 .4 0 7 - 7 7 Остановка кнооакПКЕ. ПКУ-45 переключо
А Ч Ч О -7 тлей ПП. сигнальных приборов и а в т о -

м а то в  ЛП 50
5 .Ч 0 7-9 Н Установка одиночны* светильников с
А Г Ъ Ч ртитными лампами высокого давления

и лампами накаливания.
П ри лагаем ы е ^о ^ м м е н ты

Э О .С Л . Спецификация оборудования и материалов*
J U b S o j u  5 основному комплекта чертежей норки Эб
Э О .Ь У А . ведомость потебносхи ?) материала* к

J \ j l b 5 o j U  6
----- »------- \----

пснопнами камплекти чертежей марки ЭО

Пиз. О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а л и  е ^ол.
Приме-
чание

4 ли типч 5.W*6U.-U0MU-Q3 Чтпансйка, ег^етительного щитка
fl0U-8S04 н а  с те н е \

г 5.407-9Н Установка светильника Н Ш  ZK
на резьбе паб перекрытием \2

3 5.407-7Т.4 эгомч Установка а в т о м а т а  А О  6 0 S
н а  с т е н е • ъ

У  сложные обозначения приняты по Г й П  £4 £  й &  * 
Напряж ение t »  освещения1. общего р а бо че го  и  а в а 
р и й н о го - 3 8 0 |г г 0 Ъ , п е р е н о с н о го  - Ъ&Ъ 
икемц п и т а н и я  с м . лиикеми п и т а н и я  г м . л и с т  Э 1 А -2  

Групповые а  numavouxue ш и  иыоол 
прокладываемым по сте н а м  а  перекрытиям на с к о б а * .
Иля зануления э л е м е н т н о  электрооборудования ис
пользуется н у л е в о й  р а б о ч и й  п р о ^ о б  с е т и ..

П о к а з а т е л и  о с в е т и т е л ь н о й  у с т а н о в к и -, 
о св е щ а е м а я  п л а щ аЪ ь - 2 4 в  н 1- 
установленная мощность рабочего освещения*. 4 .о 5 к в т  
установленная мощность аварийного освещения-. 4.0бкбт 
числа с в е ти л ь н и к о в  •• 4 У  
число ш тепсел ьны е р о з е т о к *. Ъ

>ые а  п и т а т щ и е  сети Оыоолняуатся кабелем A 6 6 V ,

П лчн

ш и

Ноч.очл
влонтя

бэске?
К ч З н ? к и н с Г

Ьгблш
ПуАер

Ыхтещна-
caq№*qo
Зоклоба
СунсшоЗо
Ьщерцно:
елабская

Привязан

1 . 0.  903ЧЧ69.90 Эй

^Я cxen^W нятуцукой ТМЗт |Слолич{ "  V  * ^MWVViVA ГУЧАЛ у  у  0TNU\-i \ ГУ Ц \
 ̂мгооотыяя иена т̂лчех о 1л

»о и И «1ВД U ЛРШЛЛК-м.>\иг wten атония .р«о.ъ*п~bwwwhh аиииакцн 'р«аъ*о.д
-Электрическое освещение 
Об ц и е  д а н н ы е.. П лан на  om aQQD. 

СПЕЦ.ЦФйКАЦ.иЯ

П

Лист Аисто!

. Ц Н И И Э П  
^ИН Ж ЕНЕРНОГО 
^ОБОРУДОВАНИЯ

2VSVS - 0{ УЗ

ФорКОТУ- Д £
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В е д о м о с т ь р а д о ч и х ч е р т е ж е й  о с н о в н о г о  к а м л л е к т а  м а р к и  с с  $  е д о м о с т ь  с с ы л о ч н о м  и  п р и л а г а е м  о ц  д о к у м е н т о в C/?eL(C/<pUKQl/t/fi
Ж

Лист Наименование Применим
/ Общие данные. Планна отметке о.ооо

с сетями связи

Э к с п л и к а ц и я  п о м е щ е н и и

ОКагниченче Н аим енование Приметан.

Прилагаемые воку менты
СС.СО Спецификация оборудования и

Альбам 5 материалов к основному ком -
плектр черт ежей марки сс.

с с. вм Be Запасть потребности внатериа-
Лль5рл1 6 ли/ к основному комплекту

чертежей С С

У&Г9Л4
мщ

Наименование

/ Помещение Зля установки
оборудования

г Па низ ел.

Марка,
поз. Обозначение Наине но вание КеиМцссь

6&К/пример
/ ТА- НИ „Ляпа" Аппарат те/те<р*ннь/4

РРгт.зЧггч настенный, и/т. /
2 У*'а К а робка ответвиreal

TU VS-84 мая, и/г г
3 АЗУ-Ч Абонентское защит-

ное устройства шт /
ч Лрллп-2г/,2 Ки бель рад и отран-

Ty/e.sos.755-so е сряцианньта, м /в
5 лтвж-гхол Провод радиотрон-

ГОСТ /Оё5Ч- 751 слрционныи, м до
6 зг*/.ё Труба винипласговаяр 6

ТУб-/А~Ч5ргЧ$- 79
7 60*50*5 Уголокравнополоунм’

Гост 6509-86 м 5

Слоёный инженер про ект.
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ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

IЛИСТ Наименование Примечание

т Общие данные. План на отм.0.000
Схемы систем Ш; вес.

Ведомость ссылочных н прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

5.904-17 Ъ .1 -2 , Г Л У Ш И Т Е Л И  Ш У М А  В Е Н Т И Л Я Ц И О Н Н Ы Х  
У С Т А Н О В О К .

5.90Ч-5Г ЬД З ОН ТЫ  И  Д Е Ф Л Е К Т О Р Ы  В Е Н Т И Л Я Ц И О Н -  
ных систем.

5.90Ч-Ч5 У З Л Ы  П Р О Х О Д А  В Е Н Т И Л Я Ц И О Н Н Ы Х  в ы т я ж  
Н Ы Х  Ш А Х Т  Ч Е Р Е З .
ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ З Д А Н И Й

Прилагаемые документы

ов.со Спецификация оборудования к ос- Апьбом5

НОВНОМУ КОМПЛЕКТУ ЧЕРТЕЖЕЙ МАРКИ ОВ
ов.вм Ведомость потребности в материалах Апьбом5

Общие указания

Проект отопления и вентиляции ЦТП разработан на 
ОСНОВАНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО задания, архитектурно-СТОИГЕЛЬНЫХ 
ЧЕРТЕЖЕЙ И В СООТВЕТСТВИИ СО ОН И П 2,.04:05-86 ,

При разработке проекта приняты расчетные температуры

НАРУЖНОГО ВОЗДУХА:
ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ НВЕНТИЛЯЦИИ ВЭИМНИИ ПЕРИОД ttr~ 30<>c 
для ВЕНТИЛЯЦИИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД t/i= 22°С

Внутренняя температура воздуха в ЦТП принята + 20°с ( 
Коэффициенты теплопередачи ограждающих конструкции 

определены в соответствии со СН И П 1-3-79** (
Отопление здания осуществляется за счет теплопоступленни 

от оборудования и трубопроводов.
В здании запроектирована приточно-вытяжная система 

вентиляции с механическим и естественным побуждением.

Для предотвращения шума от работающих насосныхагре-

гдтов НА ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫХ ОТВЕРСТИЯХ устанавливаются 

вентиляционные шумоглушители.
Монтаж систем вести в соответствии со СН и П 2>.05.04-85. 
Металлические воздуховоды и шумоглушители звукоизо

лируются изделиями из минеральной ваты 5= 60мм с последую
щим оштукатуриванием тяжелым раствором 1800 кг/м3 $=50ММ

Типовой П Р О Е К Т  Р А З Р А Б О Т А Н  В С О О Т В Е Т С Т В И И  
С ДЕЙСТВУЮЩИМИ н о р м а м и  И П Р А В И Л А М И  и П Р Е Д У С М А Т Р И 

В А Е Т  М Е Р О П Р И Я Т И Я  О Б Е С П Е Ч И В А Ю Щ И Е  В З Р Ы В Н У Ю  ,  ВЗРЫВО
П О Ж А Р Н У Ю  Н П О Ж А Р Н У Ю  Б Е З О П А С Н О С Т Ь  П Р И  
Э К С П Л У А Т А Ц И И  З Д А Н И Я .

Главный инженер проекта /Нарциссова/

Х а р а к т е р и с т и к а  отопительно-вентиляционных СИСТЕМ
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Основные показатели по чертежам отопления и вентиляции

Наименование

(соокшения)
ПОМЕЩЕНИЯ

Объем

мэ

Периоды
года

П Р И
Vc.
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Условные обозначения

Обозначение Наименование Примечание

taS I Глушитель шума

-fen— i T Z ----i
1

<11а 1

1

3.7Q0
. л —

Т^з.юо

План на отм. о.ооо крепление
Сем. АР Х И Т ЕК Т У Р Н О

с т р о и т е л ь н ы е  
чертежи листкм-з]

©  0
Ь числителе-количество

ЬАЕТЦий ПЕРИОД.
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ЦТПСТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКОЙ7МВТ.ДВУхшСТАДИЯ ЛИСТ I листов

РУК.ГР. нлйштат ^ 5 —
ПЕНЧАТАЯ СХЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ и ЗАВИСИМОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ .Р*0.3 т 0.9 РП \ \ 1
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В е д о м о с т ь  ч е р т е ж е й  о с м о в н с д о  к о м п л е к т # *

Лисп
/На имен о В ание примечаю

вк-т Общие данные. Фрагменты планов на отм. о. оч.
Выкопировка из планU кровли по оси „ в "
С кеты В*; г$; к/; кг.

Ведомость ссылочных у прилагаемых документов, сваркой ш</ ма резьбовых соединениях.

Фрагмент /  мт: wo.

Водостоки.
От Вод am мае рерНых о сад но В лредусмотр и Кается внутренней В ЫКQПир оSк а ПлОНО Кроё/Ш ПО OCU„Б ц И Г200.
системой ёодастокоБ открытым выпуском на отмастку. Выпоек кг-нь/оа 
Водопровод холодной а горячей воды монтируется as сталь- паГаТтосгг̂ у17 
нь/х Водогазопроводных оцинкованных мру д; канализации- 
~из чугунных Канализационных тру д; Водостока- из 
пластмассовых труд .
Мантсзж оцинкованных труд производить электро -

Обозначение Наименованае Чримечон*

Ссылочные документы
г. ч9г/ шооые узлы ч (бегал ч ком 4 и народ а МЫX ёнлреннахбодаНокаСлрамыщгеннькзмниц

с применением леметапаическцхтруб.
Ррил ава ем о/ е документы.

вк са Спецификация оаоруао солон* оснобнщ еомплектя чертежей марки,, вк ж____
вк вм Ведомость пот рей ласти в материалах.

Основные показатели по чертежом ВаЗопроВадо и

Наименование
системы

Потребный 
напор по Я*зе.

Расчетный расход ШанШёнчая нощи- Примечание
to ia i п’1Ч д/с

припоУЯЗОРМВТ.
ВТ 5 о.очоО.ОЧО 0Л9
ТЗ 5 о.очо0.O4Q о.оу
КТ 0.06 0.06 T.CQ

__

Общие указания.
ВоЗоснадзк ение.
Водах сан тех при ворам санузли подается ат  подающих мае и- 
стальных. трчдопроВадоб холодной и горячей Воды Внутри У7п- 
Расчетный расход воды определен 8соответствии со сниП д.оу.огез;при норме водалоюребления ээл./чел сутки 
Конализауия.
Канализование санузла и трапов предусматривается 8наруж
ную сеть Хоз.’срекалоной канализации, 
расход водоотведения равняется во За потреблению.

Типовой праектразработан в соатВелтшвиа с 
3ейстдующими нормами и правилами и преду
сматривает мероприятия, обеспечивающие 
взрывную, взрыЕалсшарнУю а лояшрную безо
пасность при эксплуатации здания 
Гл. инж. проекта Ргасранов.

Типовой проект 903-4-169.90

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293795/4293795757.htm

