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ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

4 0 7 - 3 - 5 8 8 . 9 0
З А К Р Ы Т Ы Е  Р А С П Р Е Д Е Л И Т Е Л Ь Н Ы Е  УС ТР О Й С ТВ А  10(6) кВ  

С К А Б Е Л Ь Н Ы М  Э ТАЖ О М  И Р Е А КТО Р Н Ы М И  К А М Е Р А М И  
( ЗР У  1 0 - 6 х 2 4 - Ж Б - 5 1 - 2 - К З - Р  )

АЛЬБОМ 3

ПЕРЕЧЕНЬ АЛЬБОМОВ

АЛЬБОМ 1 ПЗ 
АЛЬБОМ 2 ЭП1

ЭП2

АЛЬБОМ 3 АС1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ 
( ВАРИАНТ СО ШКАФАМИ КРУ 
СЕРИИ К-104 )
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ 
( ВАРИАНТ СО ШКАФАМИ КРУ 
СЕРИЙ КМ-1М.КМ-1Ф ) 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ 
( ВАРИАНТ СО ШКАФАМИ КРУ 
СЕРИИ К-104)

АЛЬБОМ 4 
АЛЬБОМ 5 
АЛЬБОМ 6 
АЛЬБОМ 7

АЛЬБОМ 8

АС2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ 
( ВАРИАНТ СО ШКАФАМИ КРУ 
СЕРИЙ КМ-1М. КМ-1Ф)

ОВ ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ
АСИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 1 ИЗ ТП 407
КМ КОНСТРУКЦИИ м ета л л и ч ес к и е ;'-3-586.90
СО СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ
ВМ ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В 

МАТЕРИАЛАХ
сл СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАЗРАБОТАН ИНСТИТУТОМ 
•СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ

•УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН 
£ ДЕЙСТВИЕ МИНЭНЕРГО СССР 
ПРОТОКОЛОМ ОТ 0808.91 N35

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР 
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

Е. И. БАРАНОВ 
Г. Д. ФОМИН
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Содержание альбома 3

NN
чистой

Наименование и обозначение документов. 
Наименование листа. Стр.

407-3-5ВВ.90-АС1
Строительные чертежи (Варианты со шкафами КРУ
серии K-104J

1-3 Общие данные. 3-5
4 План на отм. 0.000. (Вариант с одинарными реакторами) 6

5 План на отм. 3100. План кррбли. (Вариант с одинарными 7
реакторами)

б План на отм. 0W0. (Вариант со сдвоенными реакторами) 8

7 План на отм.3.100. План кробли. Вариант со сдВоенными 9
реакторами)

в Разрезы 1-1-4-4 Ю
9 Фасады.Вариант с одинарными реакторами) 11
Ю Фасады (Вариант со сдВоенными реакторами) 12
11 Архитектурные узлы AJ5JBTAXJEJK. 13
12 Фрагмент Входа 1

14
13 Фундаменты под реакторы ФР-1-ФР-13.
14 Фрагмент фасада 1 15
15 Схема расположения элементов фундаментов здания 16

Вариант с одинарными реакторами)
16 То же. Узлы 1-3 17
17 Тоже. Узлы 42^ 18

18
Схема расположения элементов фундаментов здания

19
Вариант со̂ сдВоенными реакторами)

19 То же. Узлы 1-4. 20

20
Схемы расположения колонн• риге лед и балок. Вариант 21
с одинарными реакторами)

21 Схемы расположения колонн, ригелей и балок. (Вариант 22
со сдВоенными реакторами)

22
Схемы расположения плит покрытия и перекрытия

23
Вариант с одинарными реакторами)

23
Схемы расположения плит покрытия и перекрытия.

24
Вариант со сдВоенными реакторами)

24 То же. Узлы 1-4. 25
" 25 То же. Узлы 5-8. - 26

26
Схемы расположения стеновых панелей. Вариант с

27одинарными реакторами)

27
Схемы расположения стенобых панелей. Вариант со

28сдВоенными реакторами)

28
Схемы расположения отверстий и металлоконструкций

29
В покрытии и перекрытии.

29 Тоже. Сечения HL7-7. 30

30
Схемы расположения каналов, приямкоб и асбестоцементных 31
досок В кабельном помещении.

31 Тоже. Узлы,сечения. 32

N N 
листов

Наименование и обозначение документов. 
Наименование листа. Стр.

32
Схема расположения элементов каналов В реакторных

33камерах. Вариант с одинарными реакторами)

33
Схема расположения асбестоцементных досок В реактор - 34
ных камерах. Вариант с одинарными реакторами)

34
Схема расположения каналов В реакторных камерах.

35(Вариант со сдВоенными реакторами)

35
Схема расположения металлоконструкций для транспорт
тировки оборудования. 36

36 Схемы расположения колонн, ригелей и балок. Спецификации.

407-3-588.90-АС2
Строительные чертежи (Вариант со шкафами КРУ

серии КМ-1м, КМ-1ф.)
1-3 Общие данные. 57-39
4 • План на отм. 0X300. Вариант с одинарными реакторами) 40

с План на отм. 3.100. План кробли. (Вариант с одинарными 41W
реакторами)

6 План на отм. 0.000. (Вариант со сдвоенными реакторами) 42

7 План на отмЛ ЮО. План кровли. (Вариант со сдВоенными
43

реакторами)
8 Разрезы ML4*4 " : * 44
9 ФасодьсВарионт с одинарными реакторами) 45
10 Фасады (Вариант cq сдВоенными реакторами) 46
11 Архитектурные уЭлы АХ>£ГЛЖ£Х. 47
12 Фрагмент Входа 1

4813 Фундаменты под реакторы ФР-1-ФР-13.
14 Фрагмент фасада t 49

15
Схема расположения элементов фундаментов здания.

50Вариант с одинарными реакторами)
16 Тоже. Узлы 1-3 51
17 Тоже. Узлы4J5. 52

18
Схема расположения элементов фундаментов здания

S3Вариант со сдВоенными реакторами)
19 То же. Узлы 1-4. 54

20
Схемы расположения колонн, ригелей и балок. (Вариант

S3с одинарными реакторами)

21 Схемы расположения колонн, ригелей и балок. (Вариант
56 -

со сдвоенными реакторами)

22 Схемы расположения пли(п покрытия и перекрытия.
57 -

Вариант с одинарными реакторами)

23
Схемы расположения плит покрытия и перекрытия

58 -Вариант со сдвоенными реакторами)
24 То же. Узлы 1-3. 59

• 25 Тоже. Узлы 4-8. 60

N N 
листов

Наименование и обозначение документов. 
Наименование листа. Стр.

26
Схемы расположения стеновых панелей. Вариант с

61одинарными реакторами)

27
Схемы расположения стеновых панелей. (Вариант со

62сдВоенными реакторами)

28
Схемы расположения отверстий и металлоконструкций

63В покрытии и перекрытии.
29 То же. Сечения 1-1-6-6. 64

30
Схемы расположения каналов, приямков и асбестоцементных

6$досок В кабельном помещении.
31 Тоже. Узлы,сечения 66

32
Схема расположения элементов каналов В реакторных

67камерах. Вариант с одинарными реакторами)

33
Схема расположения асбестоцементных досок б реактор -

69ных камерах. Вариант с одинарными реакторами)

34
Схеме расположения каналов В реакторных комерах.

69Вариант со сдВоенными реакторами)

35
Схема расположения металлоконструкций для транспорт

70тировки оборудования
36 Схемы расположения колонн, ригелей и балок. Спецификации.

407-3-588.9046
Отопление, Вентиляция

12 Общие данные. 7X72

3
План на отм. ОХЮО. План на отм. З.ЮО между осями А-6

73
( Вариант с одинарными реакторами )

4
План на отм. 0.000. План на отм. 3.100 между осями А-6 74
(Вариант со сдВоенными реакторами )

5 Разрезы 1-1, 2-2, 3-3. 75
6 Установку 1-ой, 2-х, 3-х и 4-х электропечей. 76

Формат A2



м
ъ
рп

т 
ijm

w
u

m
a

 
\..

вз
дг

тн
Р-
(С

.| 
Ал

ьб
ом

 3

Ведомость рабочих чертежей оснобного комплекта марки АС1

Лист Наименование Примечание

ЗРУ10(6)кВ с кабельным этажом
и реакторными камерами

13РУЮ-€х24-ЖБ-51-2-КЭ-Р)
из Общие данные.
4 План на отм. 0.000. (Вариант с одинарными реакторами)
5 План на отм. 3.100. План кробли. (Вариант с одинарными

реакторами)
6 План на отм. 0.000. (Вариант со сдвоенными реакторами)
7 План на отм В.100. План кробли. (Вариант со сдвоенными

реакторами)
8 Разрезы 1-U4-4.
9 Фасады.(Вариант с одинарными реакторами)
10 Фасады (Вариант со сдвоенными реакторами)
11 Архитектурные узлы АЕВГMXJEJK.
12 Фрагмент входа 1. а

13 Фундаменты под реакторы ФР-иФР-13.
14 Фрагмент фасада 1.
15 Схема расположения элементов фундаментов здания.

(Вариант с одинарными реакторами)
16 То же. Узлы 1~3
17 Тоже. Узлы 4,5.
18 Схема расположения элементов фундаментов здания.1

(Вариант со сдвоенными реакторами)
19 Та же. Узлы 1~4.
20 Схемы расположения колонн, ригелей и балок. (Вариант

с одинарными реакторами)
21 Схемы расположения колонн, ригелей и балок. (Вариант

со сдвоенными реакторами)
22 Схемы расположения плит покрытия и перекрытия.

(Вариант с одинарными реакторами)
23 Схемы расположения плит покрытия и перекрытия.

(Вариант со сдвоенными реакторами)
24 То же. Уэлы1~Ч
25 Тоже. Узлы5~8.
26 Схемы расположения стеновых панелей. (Вариант с

одинарными реакторами)

Удостоверяю, что проект соответствует действующим 
нормам и правилам. а эксплуатация сооружений с пожароопас
ным характером проиэбодстба безопасна при соблюдении 
предусмотренных проектом мероприятий.

Гладный инженер проекта р д Фомин

Ведомость рабочих чертежей оснобного комплекта марки АС1 (окончание)

Лист Наименование Примечание

27 Схемы расположения стеновых панелей. (Вариант со
сдвоенными реакторами)

28 Схемы расположения отверстий и металлоконструкций
в покрытии и перекрытии.

29 То же. Сечения 1-L7-7.
30 Схемы расположения каналов, приямков и асбестоцемент-

ных досок в кабельном помещении.
31 То же. Узлы, сечения.
32 Схема расположения элементов канолов в реакторных

» камерах. (Вариант с одинарными реакторами)
33 Схема расположения асбестоцементных досок в реактор-

ных камерах. (Вариант с одинарными реакторами)
34 Схема расположения каналов в реакторных камерах.

(Вариант со сдвоенными реакторами)
35 Схема расположения металлоконструкций для транспор-

тировки оборудования.
36 Схемы расположения колонн, ригелей и балок. Спецификации.

Ведомость спецификаций

Лист Наименование Примечание

4J7 Спецификация перемынек.
Спецификация элементов заполнения проемов.
Спецификация металлоконструкций.

12 Спецификация элементов к фрагменту входа t
14 Спецификация к фрагменту фасада 1.

15;18 Спецификация элементов к схеме расположения фунда-
ментов.

2021 Спецификация к схемам расположения колонн, ригелей и
балок.

2225 Спецификация к схемам расположения плит покрытия и
-перекрытия

2627 Спецификация к схемам расположения стеновых панелей.
28 Спецификация к схемам расположения металлоконструкций.
30 Спецификация к схеме расположения каналов и приямков.
32 Спецификация элементов к схеме расположения каналов.
33 Спецификация к схеме расположения асбестоцементных

досок.
34 Спецификация к схеме расположения каналов.
35 Спецификация к схеме расположения металлоконструкций.
36 Спецификация к схеме расположения колонн, ригелей и

балок.

Ведомость обьемоб сборных бетонных ц железобетонных 
конструкций по рабочим чертежам оснаЪного комплекта марки АС1

N
п/п

Наименование группы элементов 
конструкций Код Колл3 Примеча

ние

1 Блоки фундаментов 581100 70.4
2 Фундаменты стаканного типа и башмаки 581200 24.0
3 Колонны 582100 31.0
4 Ригели и прогоны 582500 18.9
5 Перемычки 582800 08
6 Панели стеновые наружные 583100 Ю3.9
7 Плиты покрытий 584100 35.8
8 Плиты перекрытий 584200 17.4
9 Архитектурно-строительные элементы

зданий 589400 72
10 Конструкции и детали инженерных

сооружений 585000 2.3
11 Балки фундаментные 582400 Ю2

Итого: 3219

Материалы на изготобление сборных бетонных и железобетонных 
конструкций учтены б бедомости потребности б материалах и 
отдельно не учитываются:

Придяжт

иная

407-3-588.90-АС1
___

. Нанято.Раменский 10 ЗРЧКХЬКВ с кабельным этажам 
и реакторным камерам 
(ЗРУф-6х24-ЖБ-51-2~КЭЧ>)

Стадия Лит ОшчО-
Гоа Фомин м,* РП 1Гтяти.КоОалед Sb ,о ■Ял'*
Начжр. Шленода Mfft Общие данные 

(начала)
СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ

Ленинград
Формат Ф2
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документоб Ведомость ссылочных и прилагаемых документоб ( продолжение )

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

ГОСТ 24698-81
Двери деревянные наружные для жилых 
и общественных зданий.

ГОСТ 948-84
Перемычки железобетонные для зданий 
с кирпичными стенами.

ГОСТ 4248-78 к
Доски асбестоцементные электротех
нические дугостойкие.

ГОСТ 1839-80"
Трубы и муфты асбестоцементные 
для безнапорных трубопроводов.

1.020-1/83 
был. 1-1; 2-5; 2-7; 
2-15; 3-1; 3-3; 6-1; 

7-1

Конструкции каркаса межвидового 
применения для многоэтажных общес
твенных зданий, производственных 
и вспомогательных зданий промышлен
ных предприятий.

1.041.1-3 

вып 1, 6.

Сборные железобетонные многопус
тотные плиты перекрытий много
этажных общественных зданий, произ
водственных и вспомогательных 
зданий промышленных предприятий.

1.030.1-1
вып. 0-1; 0-3; 1-1; 
1-2; 1-3; 2-1; 3-Ъ 
3-3; 4-1

Стены наружные из однослойных па
нелей для каркасных общественных 
зданий, производственных и вспомо
гательных зданий промышленных пред
приятий.

1.4151-2 вып. 1
Балки фундаментные железобетонные 
для наружных и внутренних стен 
производственных зданий промышлен
ных предприятий.

1494-24 Вып. 1 Стаканы для крепления крышных 
вентиляторов и зонтов.

1.436.2-22 вып. 1
Двери металлические противопожарные 
для производственных зданий и 
сооружений.

2.460-15 вып 0, 1
Типовые узлы покрытий промышленных 
эдонийЪ местах установки крышных 
вентиляторов.

Обозначение Наименование Примечания

2.460-18 вып. 1

Бэлы покрытий одноэтажных произ-  
водственных\зданий с рулонными 
кровлями и железобетонными плитами.

3.006.1 -  2.87 вып. 2
Сборные железобетонные каналы и 
тоннели из лотковых элементов.

3.407.1 -  157 вып.1 Унифицированные железобетонные 
элементы подстанций 35 -  500кВ.

1.450.3-6 вып.0-1
Лестницы, площадки, стремянки и 

ограждения стальные производственных 
зданий промышленных предприятий.

407-3-586.9Q-A СЛ

Прилагаемые документы 

Строительные изделия Альбом 4

407-3-586.90-КМ Конструкции металлические. Альбом 5

407-S-568.90-AC ВМ Ведомость потребности в материалах Альбом 7

i

1. За услобную отметку 0.000, которая содФветствует абсолютной 
отметке СИЗ, принят уробень пола кабельного помещения.
2. Манные о грунтах приведены на схеме расположения фундаментов 
здания.
3. Сейсмичность площадки строительства принята 6 баллов.
4. Нормативные нагрузки приняты следующие:

-  бес снегового покрова на 1м горизонтальной поверхности земли 
принят 0.7; 1.0; 1,5 кПа ( 70,100,150 кгс/м*) соответственно
k Я и N снеговой район по СНиП 2.01.07-85

-  скоростной напор ветра на высоте Юм от поверхности земли 
принят 0.48 кПа (48 кгс/м*) по N району.

5. Расчетная наружная температура воздухи самой холодной пятиднев
ки минус 2(fC; 3(fC; 40С.

6. Степень огнестойкости здания -вторая.
7. Наружные ограждающие конструкции -  стеновые панели из ячеистого 
бетона.
8. Отмостка здания -  бетонная шириной 0,8 м по щебеночной подготовке.
9. Наружное отделка фасадов здания -  расшивка швов панелей, штукатурка 
кирпичных стен с расшивкой швов под панели.

10 Кровельные панели из многопустотных плит по серии 10411-3

ИХирпичные стены, цоколь и перегородки, доборные кирпичные участки 
наружных стен выполнять из обыкновенного глиняного кирпича марки 75 
на растворе марки 50.
12.Стальные элементы и поверхности закладных деталей окрасить 
масляной краской за 2 раза.
13Латериал стальных элементов -  сталь С235 по Г0СТ27772-88. 
14.3лектроды для сварных швов типа 342 Г0СТ9467-75.
15Лри эамоноличивании стыков в зимнее время температура бетонной 
смеси должна быть не менее +5*С за счет подогрева заполнителей. 
Температура воды не должна превышать 20 Супеска 60 С,'щебня 40 С* 
цемент не подогревается.
16Ла листе лс*- з 5 дан вариант устройства металлического пола в 
помещении КРУ10(6кВ для транспортировки оборудования.

Привязан

______ _ _

W '

Ш *___________

/Мч.атЗ. Раменский & го «у
Г  ип 
Гип rap. 
Ноч. гр.

Фомин
Ко&сиеС
Ш/енова

(
 о or ft

Дщ*/- n ei и

407-3-588.90-АС1

ЗРУЮ(5)кВ г кадильным этажом Стадия /Ivan Листов
и реакторными камерами 
(3PyiQ-6x24 -ЖБ-5 Ь-2~К Э~Р) РП

Общие данные севзАпэнЕРГОсстьпроекг
(Продолжение) Ленинград

Формат Ф2
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План полоб на отм. 0.000

Вариант с одинарными реакторами

(Г>

ISA
840

G1

Ведомость отделки помещений и экспликация полой м 9

Наименобание
или

номер помещения

Потолок
Стены или 

перегородки
Примеча- 

ние

Полы

Площ. Вид отделки Площ. Вид отделки
Схема пола или 

номер узла 
по серии

Элементы пола и их толщина Площадь
пола

Помещение

КР910(6кВ
155.1

Затирка и
клеебая
окраска

193 Затирка стен 
клеевая окраска

—

Цементный пол марки 300 с 
железнением -30 мм 
Монолитный бетон класса 810-40 мм 
Сборные железобетонные плиты

155.1

45
Штукатурка 
кирпичных стен 
клеебая окраска

8

Кабельное

помещение
152.6

Затиркой
известковая

побелка

135
Затирка стен 

клеебая окраска
—

Цементный пол - 30 мм 
Монолитный бетон класса дЮ-40нм 
Чплотнненный щебнем грунт

152.6
68

Штукатурка 
кирптыых стен 
клеевая окраска

Помещение 

реакторных 

и пристройка

172.4

(84.4)

известковая

поделка

221

(221)

Затирка стен 

издесткобая 
поделка

—

Цементный пал - 30 
Монолитный бетон класса 8Ю-40 
Ьплотнненный щебнем грунт

104.0

(63.4)

346

(61)

Затирка кир- 
пгыыхстеЛ 
известковая 
поделка

^ 4
Цементный пол марки 300 с 
железнением -30 мм 

Асбестоцементные доски-25мм

37.i  

(13.4)

0009 
У

Т
 

0009

к
Вариант со едбоенными реакторами

План полой на отм. 3.100

Значения б скобках даны для барианта со едбоенными 
реакторами.

Привязан

НАЛ''

407-3-S88.90-AC1

Ночлтд. Раменский HjPT<00091 3P910(6kB с кабельным этажом 
и реакторными камерами 
(ЗР9Ю-6к24 -ЖБ-51-2-КЭ-Р)

Стадия Лист Листов
run Фомин РП 3Гиасщр. Ковалев <0MS1
НОЧМ). Шленова •aoesi

Общие донные 
(Окончание)

•СЕВЗЛПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ
Ленинград

/

Формат Й 2
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Ведомость п ер ем ы ч ек

Марла,
/70S.

Схема сечение

ПР-/
пр-е сГсГсГ е

— /

/7Р-3

3

РР-4 d57~

ведомость проема Sopom и дбереа

Марка,
ПОЛ. Рс/Змор проема ё кладке

/ $ (О* /9 70
8 /S/О* 8370
3 /0/0*2070

-4 340* Р/ОО
5 2850 * ?*гОО

>•

I1
i5

Г

Спецификация элемент о8 заполнения проемоб
Марко,
пол. Обозначение дооненоёание

Кол но этом
всего Мосса

еВ./а:
Приме
чание/ 8

/ ГОСТ 84693-6/ Обелчой длок- 
АН /9 -9 9 - 9

8 ГОСТ P i 6S3-8! Дверной блок 
АЛ?4- /98 - / /

3 ГОСТ 84696- е/
Дверной блок 

АН?/- /ОА - / /
4 /.4362-22Сын 9 Дверной блок 

АПЛ?(*3/С. 75-S / - /
5 Ш гЗ-5Р6.$0-т5 борота 8~/ 4- - 4

Спецификация перемычек
Марка,
поз.

Обозначение Наименоёанае Кол. на эта*н
Всего Массе*

едхг
приме
чание/ 8

/ ГОСТ 948- 84 //76 /3-/ 32 3 35 25 0,0/м л
8 ГОСТ943-84 8/7625-3 - 3 3 703 0.04/мА
3 ГОСТ 948-84 8/7676-8 /2 - 72 65 алгзн3

Таблица /
Тип Размеры проема Тип

проема А 6 перемычек

I 580 600

Е] Ё 8/0 840

Ё: F 980 f/40

В И80 /380 3

Спецификация металлоконструкций
Парко,
поз. Обозначение Наименование Кал. /facet* 

Л?, кг.
Приме- 
чание

М-/ 407-3-588. 90-КМ- /5 С/Зделие М- / 4 9,7
М-2 4S С/зделие м -2 4 /3.2
М-3 -IS изделие М -3 4 /7.2

м-4 -IS С/Зделие М -4 4 20.9
М-5 4 5 изделие м -5 4 /4.9
л-з /450 3-63 3 0.0./СО Стрем  имка СО-28 2 54.0
М-/6 407- 3 -586 ЭО -км -  2 t и зде ли е м -/6 2 /9.0
М-24 407- 3-586 SO-АС. U -2 0

_______В ___"■■■■.: .
изделие м -24 4 4.0

Фундаменте/ под реакторы <РР см. л а с т  4 с / - />
См. Смеете с л и с тс*ми НС/- 5j S
Сетчатое ограждение СО сн. k o i-b S tб. во -*л/-7з.

и помещении реакторных номер расположено /2 фундаментов 

1 и 4 сетчатых ограждения„СО*под реакторы Ж>Р т£

Привран:

М .н?

f/очотв.
Н./ШНтО.
ГИЛ
ГИЛктр.
Hart, ер.

Сацю/С
Фом им
Коёгулс/
Шле*обег

Л:лу/

4 0 7 - 3 - З В В .Э С М а
329/0(g) кб.с кабелбнбчч еман/он 
и рр&х/гюрнь/ми камерами 
(ВРУ /0-6*20-Жб-57-2- кЗ-Р)

O**en><f0

План нс/ отм. а, ооо 
С8ариант с />Зин*урнА/ми 

реакторами)

РП
ЛчС/Уу Листов

Xbsxsp.

СFВЗАПЭНЕРГОСЕТЬ ПРОЕКТ 
_____ Лл*«//у,р/>о*е?

Чборч-гслт 4с*
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С х е м у  р а с л олож ем и р  
монорельса см. 4д7-3-$6в-лл *  

А  к м -fS

С п е ц и ф и к а ц и и  м е т а л л о к о н с т р у к ц и и

Марка,
поз. Обозна чение Наименование ХЫ Нассо

еО гг
Примо-
чом-se

М -6 Уголок 90*3в  не

ro c re s w -аб е*м оо /6 9.4
М -7 4о7- з  -see. зо -лсм -  г 9 (/зЭелие м - 7 76 #Н
М -/ 0 - !Ч и зд е л и е  м -(0 4 37.S

W 3-SB6.90-KM -  /0 Лестница J1- / 1 1 793,0
J -2 -  11 Лест ница Л -2 1 659,0

Тз

Ь - Ь

CS7A-/

Л е с тн и ц а  Л- /  j
«•* 407-J-SS6. SQ-XCT 

А-/см-(О

\ Ы( Ш/ —--- ?

Т/ ‘

l Леса?ниц& Л-О 
rM*to?-j -see $о - Kpf 

А Л М -Ц

ф ъ о

©  ®

® - * —

1

1 р :

® Д —

Н ооо ©  ®

^ ^  ^

©

<

£----------

— -------------- )

24000
-----------------— 3

® ®  ©

Закладные ё  с т е н е  по оси 5  дло л естн и ц ь/ Л -2  

З а л о ж и ть  по ч е р те ж у  4о7-3 -5 3 6 .9 0 -  ЛГЛ*-11 

С п е ц и ф и кац и ю  м а р о к  AJK- / и  М Л р-Р с м -л и с т  Л  С (-27  

Спеццфисацию на Ж Р  •£ См. л и с т  JC t~ 1 6

С м о тр е тб  ё м е с т е  с  л и с т а м и  Л С (т 4, &

Ромемсп/й^ 
Соерак _

Л б Л 1 «  
Шлено&ог_ 
SopoSteXt*

П ровязан:

С/мЛ.лМ

407- 3-5BB.9Q-AD
Ъ)а$ЭI ЗРУ/0{€}к( СКа5САЬН*/м Зтажом СмсНат 
•сещ иреоктормими камерами  
jcjfj, (ЗРУ/0-6*?//-Лсб-5/-2-/ГЭ -р )

. &&1 Олан на отм 3, /30 /7л он  

. uJUL кровли {вариант о одамсг/О - 
' н ы м иреок^ орсгм и)

/Толар.

СМсНит A item А</Са*ов

р л S

С£ВМПЗН£РГ0СЕ ТЬПРОСКТ 
ЛенинероЭ
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Спецификой ил  злсм внт оВ заполнения проемоВ

Марка
пса.

Обозначение Наименование
Кол. на этаж

Всего Масса 
ей кг

Приме
чание

< , 2

1 ГОСТ 24$93-81 Дверной блок. АН 13 -9 ’ 2 — 2
2 .. гост24698-8! hbh^ S U S k—

дн-£Ч-1эе> - * 1

3 гостг4вз8- a i ДВфп ой блок 
ДН2Ь ЮР - / \

4 !. 4362-22 ttm.2 Дверной блок 
ДМл*1» 310.73-6 i - /

5 407-3-58630-*/* Ворота В-1 2 — 1

С п ец и ф и ка ц и я  пер ем ы чек

Марка, 
паз.

Обозначение Наименование Кол. па этаж всего Масса
ед.кг.

Приме
чание

1 2
1 ГОСТ 348- 84 WC /3-1 20 3 23 25 0,01м3

2 ГОСТ 348- 34 2ПБ25-3 — 3 3 /03 0,041м3

3 ГОСТ 348- 84 20616-2 6 - 6 65 0,026м3

Таблица {

Тип
проема

Размеры проема 7Ьп
перемычек— Я 6

1 580 600
Я. И 8Ю 8W 1

Ш .1 980 то
к 1180 1380 3

Спецификация металлоконструкций

В е д о м о с т ь  проема Ворот идВерей

Марка
поз.

Размер проема 6 кладке

1 910 * 1870
2 1910’ 2370
3 1010*2070
4 940* 2100
5 1 2850»2400

\

Ведомость перемычек

Марка
поз.

Схема сечения

ПР-1_
Ир-2

йбсГ 2

ПР-3 Ч

ПР-4

3

rfede/

В помещении реаитрны* камер расположена 
G Фундаментоё под рбс/хтчоы ФР- |" " ~[
и 2 сетчатых ограждение ,, СО*

Марка,
поз.

Обозначение Наименование Кап Масса
едкг.

11

М-1 407-J -586. 30-КМ- <S изделие м-1 1 9.7
М-2 -1S изделие м-2 2 13.2
м-з -1S Ш делие м -з 2 /7.2
M-k -1S изделие м - 4 2 20.9
М-5 - 1S изделие м -5 2 /4.9
Л-3 1.4503-33 30.0.1 0.0 Стремянка С Г- 2 8 2 54.0
М-16 407*3-586. 90- ИМ- 2/ Цзделие М-/6 2 25.0
М-24 407-3-586.30- Я  С. Ц-20 изделие M-2U k 4 0

Фундаменты пей реакторы Ф Р  см. лист ЯС1-М
См Вместе с листами ЯС1- 1,ь 
Сетчатое ограждение СО ем. 4o7-$-5S6.90-xh~/3

Привязан

_Ц*в /Чх

tkiJfflL РоменснийНкснтр Срцкт_
ГИП__Фомун_ГИП&Г& £о8але{5_ 
Нач ер Щленоба

Ш
W

М Л - 3 - 5 8 8 . 9 0 - АС1

3РУЮ(б)д ft с кабельным этажом 
и реакторными камерами 
СЗРУЮ-В*2Н-Ж& 51- 2 -КЭ-Р) 
План на отм. Q 000 

( вариант со едбоенными 
реакторами)_______

Стада/ Лист Ластов
РЛ б

СЕВЗАПЗНСРГОССТЬПРОШ
Ленинград

формат A2
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на ток 2 6 0 0 JhOO^JS,

И
m l ÔO [»25:

lePOjWO jfiOCpoq Цро на mo* 1600A

TtfS] 1400 jtfT&jnSy /400 J~*g mens600Й

m

П о м е щ е н и е

2*0 80

Ц Р У Ю  (S) *&

Ф700

/400. 8

ж

/53.7»*

к

\  Лестница 3?~2
CM. *07-3 ’ S86.30- Km 

A 6M-H С п е ц и ф и к а ц и я  м ет ал л окон ст р укц ий

Лестница 71- 1
см *07-3-566.80-км

л  км- to
6000

2*000

©

6000

© ©

о - о

т -1

0 боф 6000 ©

Марка,
поз

О б озн а ч ен и е Наименование КЬл. Масса 
ей. кг.

Приме
чание

М -6 Удолок 3 Q *5 6 *6

ГОСТ 8510 -86  tf-1*00 16 З А
М -7 407-3- 5 8 6 .3 0 -А С М -Н и з д е л и е  М -7 16 12,1

М-10 -<ч и з д е л и е  М- JQ Ч зе. 1
J-1 *073 -566 .90 -КМ - /0 Лестница J -  / 1 793,0

М -11 Лестница JI-£ 1 655,0

© -

( И
G f

Залож ить^  (*" 
кирпичом

М-8 I

Г0СТ526*-80-П-*6
Д1

9 *0

л//

£7J0

Специсринацию марок МНЧ иМс-£ £*г ./лес?? ДС1-27

Закладные 6 кирпичной стен е  для лестницы  Л - 2 
Выполнить по чер теж у  407-3-586. 9 0 -км -Ъ  

См. Вместе с листам и  ДС 1- 6 6.
Спецификацию на ЖР-2 см. лист /7С7-27

2*000

5.870

М-6

Заложить
-кирпичом”

©  ©  ©

ПриЗлзон

Цн8. V*

М П-3-588 SD-TCI

ЗРУЮ (6)к& с кабельным этажом 
и реакторными камерами 
(ЗРУЮ-6*2*-ЖЕ>-51-2-КЭ-Р)
План на отм з. ЮО 
План кровли (  вариант 
сдвоенными реакторами).

СтаЗил Л к т Листов

РП 7 '

СЕЕэтнЕРсатьпРосм
Ленинград
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Ф  А С А А 1-5 Ф  А С А А Г -  А

Ф  А С А А  А -Г

— — — А 407-3-58B.9D-ACI
— — —

ПаиЪа&ан Нач.отд.Йзманс/шС Hjt*ЗРУЮ($)л& с яаОельръ/н упожомСтадияJuanЛисггкАН. лонтрСацюл loMJlи реакторными номерами рп"ГЙП Я^о мцн 'ЗРУЮ- &*г{*‘УсЬ-$1’2-лэ-Р) SГИПрщАодалс&d/iA.’it*» Фасады. •Иач.грШлсмоЬэ titty1 вариант с одинарными СГЙЗАПЖРГОСЕГЬПРОтU*b л/t Цнж. воробъсЁа реакторами j Ленинград
формат Д2
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ПриВяхзн

инВ. Ы*

W7-3-588.9D-ACI

ЗРУЮ(б)*ь с кабельным этажом 
и реакторными камерами 
(ЗРУЮ’6*2Ь-Ж$-51-2-*Э-Р)«

ер а сады, 
(вариант со сдвоенными 

реакторами / _____

Стадия Л а п
РП 10

ЛисакА

*.Лн

СЕВЭАПШРГОСЕТЬПРОЕКТ 
Ленинград 

Формат А2
№131
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Цементная повливпа

Замазать суриком 
Оцинкованная

пая стань Z-£QQlJ&0

Сетка плетеная одинарная с 
Квадратными ячейками 20*20мм *
Диаметр проволоки 0,7мм (ГОСТ2 7/5- W  

Заложить минеральной 
ватой. ~

Привязан

UH&. V

Ы Л-З-Ш ЭО-A t l

ЗРУЮ (6)х8> сп&еньнынэтсрка* 
и реакторными камерами 
(ЗРУ10- 6»2А-Жй-51-2-КЭ-Р) 

А росит актурныс узлы
Я.Ь,Ь,Г'А,Ж'Л,Х.

Стадия Лист Листов
рп н

0ЕВЭАПЖРГ0СЕТЫ1Р0ЕНГ
Ленинград 

срормат PZ
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Спецификация элементов к фрагменту входа 1.

Марка
поз

Обозначение Наименование Кол. Мосса
еддг

Приме
чание

1 Брус 50x120 L-1910 4
2 Лоска 20x150 МЭЮ 4
3 Нащельник 60x14 - гзм*
- Минеральная вата - о й *

6Р-1 гостббб5 -егя БР Ю0.30.Ю 0.12 ао5*

Фрагмент входа 1

1-м

Привязок

ИнОМ

Начлтд. Иконой 
Гипс,Tip. 
Hcnjp.

Раменский
Сопок
Ковалев
Штюбр

ш
? хходо

407-3-588.90-АС1

ЗРУИЖ кВ с кабельным этажом и 
реакторными Комерами. 

(ЗРУЮ~6х24 -ХБ-51-2-К Э -Р)

Стадия Лист , 1ШстоО

РП а

Фрагмент Входа 1
"ССВЗАПЭНЕРГОСЕ ТЬПРОЕКУ' 

Ленинград

Формат АЗ
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Таблица фундаментов под реакторы

н е 0
Марка

фундамента
Объем 

бетонам 5
й  иа 

в мм
бд

Омм Тип реактора

ФР-1 051 965 475 Р6Г-10-1600-0.14
ФР-2 055 Ю45 555 РБГ-Ю-1600-020

ФР-3 0,7 1325 835
РБГ-Ю-1600-&25
РБГ-Ю-1600-0.35

'<РР-4 0.64 1205 715 РБГ-10-1600-0.35
ФР-5 " 0 67 1265 775 РБГ-10-2500-0.14
ФР-6 0.65 1225 735 РБГ-10-2500-030

ФР-1 0.73 1365 875
РБДГ-Ю-2500-025
РБСГ-10-2x1600-0.14

ФР-6 0.74 1405 915
РБДГ-Ю-2500-0.35

РБДГ-10-2x2500-020
ФР-9 0.77 1465 975 РБСГ-10-2x1600-020
ФР-10 0.82 1545 1055 РБСДГ-Ю-2х1600-025
ФР-11 ап 1345 855 РБСДГ-Ю-2Х1600-0J5
ФР-12 ав 1505 Ю15 РБСДГ-Ю-2х2500-0.14
ФР-13 0.7 1305 815 РБДГ-10-4000-0.10

Фундаменты *ФРт выполнять из бетона класса ВЮ * 

Выбор фундамента производить по таблице в зави
симости от типа реактора.

а -а

- y-N
Начдтй. Раменский ЮЛв.9
Нжонтр. С а й т

-S z s r jr Юае9
Гипхтр. Ковалев - гарем
Нангр. Шленобо гаовм

Привозом

ИнМ
407-5-588.90-АС1

ЭРУЮ/BkB с кабельным этажом и 
реакторными камерами, 

(ЗРУЮ -6х24 -Х б -5  t-2 -КЭ-Р)

Стадия Л и т — А н те й

PH 13
Фундаменты под реакторы 

ФР-С.ФР-13
СЕВЗАП.ш р г ш

Ленингр

: ТЬПРОЕКГ 

бд

Формат АЗ
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Специсри кацил к фрагменту фасада f

Марка, 
по у Обозначение Наймем одам ие Кол.

Масса
ед.кг

Приме
чание

Металлоконструкции
МЧ7 ш -з- sis. so - /к и- а изделие м -п 1 га з
n- /S - П изделие м-[8 1 го. 8
м-го Уголок 9д*$£х6

Гост SSIQ'SS д*гшо 71 /V.07
я-1$ Уголок $ 0  к S6 к $

/Юсг 35Ю-86 д=1боо 7/ 18.06
м -гг ЛГМ-IS Ограждение 1 31 7
м-гз Уголок $0* $6*6

Гост 8Sю-86 &  зооо 1 гоА

Залалкитб кирпичам

Марку М-ТЗ крепить к карнизной панели по месту 
с помощью дюбелей с шагам SOQmm.

Расход материалов дан на 1 фрагмент фасада /
U3делил МК-1-. мк-3 см. спецификацию на листе ЛС1-26,27

Придлзан

УлЫ_________

чо1-з-т. зо- яп
ЗдУ Н3{&)к& с кобели/им эта- 
Нсом и реакторными камера 

(3?У10'6*г</-Ж6'5/-г*Э-Р1
G/tc/ЗыА Лист Лист о j

Р Л

Фрагмент фасада У

74
СЕбЗЙПЭНЕРГОСЕТЬПРОПа

/ с к и н * р а д

Копир /К*3г формат fiP
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Деталь установки стойки CT-1

2.760

Расчетные схемы нагрузок

Угловой фундамент Рядовой фундамент

N?37.7 тс (369.5 кН) 1*?5бтс (548.8 кНЗ

Спецификация элементоб к схеме расположения фундаментоб

Марка
поз. Обозначение Наименование Кол Массе

еджг
Приме
чание

Ф-1 1020-1/83 вып.1 Фундамент 2Ф153-1 20 3000 12м*
Ф61 ГОСТ 13579-78 Блок ФБС93.6-Т 62 350 0146м3
ФБ2 ГОСТ 13579-78 Блок ФБС9.4В-Т 4 470 0.19St?
51 1415.1-2 вып.1 Балка ЗБФ6-ЗАЯВ 14 1300 052м3
62 1415.1-2 вып.1 Балка ЗБФ6-6АЯВ 6 Про 048м3

СТ-1 3.407.1-157 Вып.1 Стойка СОН 52-39 4 575 023м3

Материалы
Бетон класса В 7.5 1.8 м3

1 Согласно технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям 
оснобанием здания являются пески мелкозернистые со следующими норма
тивными прочностными и деформационными характеристиками:
У ЫЭрад, Г<вт/м ? С-2кПа (0.02кгс/с&. Е-14.7мЛа(150кгс/с$

Гаунтобые боды отсутствуют.
2 По верху фундаментных балок и блоков выполнить цементно-песчаную 
гидроизоляцию толщиной 50мм состава 1:2 с уплотняющей добавкой 
(церезит, алюминат натрия, битумные мастики).

3 Под подошвой фундаментов выполнить песчаную подготовку толщиной Ю см.
4 Обратную засыпку пазух котлованов производить слоями толщиной 15-20см 
с тщательным послойным уплотнением, исключающим просадку грунта

5 Фундаментные балки укладывать на бетоне класса ВЮ.
6 Блоки ФБ укладывать на бетоне класса В7.5.
7 Кирпичный цоколь толщиной 380 мм укладывать на фундаментные балки Б1

См. вместе с листами АС1- /я / 7

/П
На%опй 

ГИЛ сто.

Раменский
СШРК. botit

г» anКсба/teO
Накгр. 
Инж. 3 к.

Шленоба ___
Лузуноба

U VjV
i.iru

,

Прибязан

ИнбЯ

4 О7-3-588.90-АС1

ЗРУ Ю (6) кВ с кабельным этажом 
и реакторными камерами 

( ЗРУ 10-6x24 -ЖБ-51-2-КЭ-Р )
Схема расположения элементоб 

фундаментоб здания.

Стадия Лист Листай

РП ts
СЕВЗА ПЭНЕРГОСЕ ТЬПРОЕК Г

Ленинград

Формат А2
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5 - 5

Привязан

ИнОЛ

4 О7-3-588.90-А С1

НачотА 
Нжонтр. 
Гипстр. 
Нач.гр. 

Инж.Зк.

РопенскиО 
Сачок 
Ковалев - 
Шленова 
Лчэунова

ш&OL
мчи2вЫРЗРУ 10(6) кВ с кабельным этажом 

и реакторными камерами 
(ЗРЧ 10-6x24 -ЖБ-51-2-КЭ-Р )

\м*р\ Схема расположения элементов 
lajtn фундаментов здания Узлы L.3. 

Вариант с одинарными реакторами)

Стадия Лист Листов

РП / б
'ССВЗАЛЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ 

Ленинград

Формат А2
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1-1 2 - 2

61

3 - 3

61
-0.050

ЗОО̂
I 20

20

Ж

-2Л70 1!
20

4 - 4

-0.050

2625 7f
ноток 1биОА

©

2250 на ток 2600А

/ 2625 но ток 1600А

©

2250

I

но ток 2S0QA

Привязан

ИнвА
4 О7-3-588.90-АС1

Нач.отй 
Няонтр. 
Г‘trump, 
Нач̂ р. 

Инх.5*.

РаменскийСоток
Ковалев
Шленоба
Лиэунова

W

2*Vtt
f* Д/ t(
teat it

ЗРУ 10(6) кВ с кабельным этажам 
и реакторными камерами 

(ЗРУ 10-6x24 -ЖБ-51-2-КЗ-Р )
Схема расположения элементов 
фундаментов здания. Ээлы 4J5. 

Вариант с одинарными реакторамич

Стадия Лист Листов

РП 17

"СЕВЗАПЭНЕРГОСЕ ТЬПРОЕКГ 

Ленинград

Формат А 2
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Расчетные схемы нагрузок

М* в тм (78.4 кНм)

Углобой фундамент 

N?37.7 тс в69.5 кН)

М-3.9тм (382 кНм)-

Букбенная ось

Цифробаяось \

Деталь установки стойки СТ-1

2.760
СТ-1

Заполнит_______
бетоном класса 87.5^.

Щебеночная
подготовка

J L

0.300

450

J7
-2MQ

Рядовой фундамент

N?56mc (548.8 кН)

М -16.1 тм (157.8 кНм)

Цифровая ось

Ь

Спецификация элементов к схеме расположения фундаментов

Марко
поз. Обозначение Наименобание Кол. Масса

еджг
Приме
чание

Ф-1 1.020-1/83 Оып.1 Фундамент 2Ф15.9-1 18 3000 12м5
ФБ1 ГОСТ 13579-78 Блок ФБС9.3.6-Т 56 350 0.146м3

Б1 1415.1-2 вып.1 Балка ЗБФ6-ЗАЯВ 14 1300 0.52м3
Б2 1.415.1-2 Оып.1 Балка ЗБФ6-6АЯВ 3 1200 048м3

СТ-1 3.407.1-157 Вып.1 Стойка СОН 52-39 4 575 0.23 м3

Материалы
Бетон класса В 7.5 - Х7„3

1 Согласно технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям 
основанием здания являются пески мелкозернистые со следующими норма
тивными прочностнымши деформационными характеристиками:

't-0.b9paa.f-1.8m/rf С-2кПа (0.02кгс/Ы), Е-14.7мПа(150кгс/см)
Грунтовые воды отсутствуют.
2 По верху фундаментных балок и блоков выполнить цементно-песчаную 
гидроизоляцию толщиной 50мм состава 1:2 с уплотняющей добавкой 
(цереэит, алюминат натрия, битумные мастики).

3 Под подошвой фундаментов выполнить песчаную подготовку толщиной Ю см.
4 Обратную засыпку пазух котлованов производить слоями толщиной 15-20см 

с тщательным послойным уплотнением, исключающим првсадку грунта.
5 Фундаментные балки укладывать на бетоне класса 810.
6 блоки ФБ укладывать на бетоне класса В7.5.
7 Кирпичный цоколь толщиной 380 мм укладывать на фундаментные балки Б1.

См. вместе с листами АС1- fS;зЧ

Нач отд.

ГИЛ стр.
Нач гр.
Инж.З к.

Ковалев
Шгенэво
ЛизиноВа

jfrl/faj/- tOfiS 9j

Привязан

ИнВ.Ы

4 О7-3-588.90-АС1

ЗРУ Ю (6J кВ с кабельным этажом 
и реакторными камерами 

( ЗРВЮ-6х24 -Ж Б-5Г2-КЭ-Р)

Схема расположения элементов 
фундаментаВ:здания. (Вариант 
со сдВоенными реакторами I

Стадия Лист

РП п

Литий

СЕВЗАПЭНЕРГОСЕ ТЬПРОЕК V 

Ленинград

Формат А2
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Схемы расположения колонн, ригелей и балок на отм.4.000 и 2.730

На ток 1600 А 2625
0  0  0  ®

На ток 260С А

G>

® L .

J
К-2

С-4

840

0$
Л 1Т
(£ у А ---------

к-з

2250

6000

I 5-3

6000

у 5-3

_____ V - 3 L .. J / L Z —

6000

К-6

5-3

5СШ

5-J

/Г-3

К г

Т” ' г - .1. / т •
Тз

к-в

к !
6000 6000 6000

24000

6000

ж-з

К-2

кс

т ,

Т,

© ® © © ©

Схемы расположения колонн, ригелей и балок на отм. 7.300

1 - 1

2 - 2

3 - 3

Б-З 6-3 Б-З Б-З

К-6 / / /
6000 6000 6000 6000

©  ©  ©  ©

1500

7300

7300

л С
4000

ото

-2.170

4 - 4

5-4

Спецификацию к  схемам расположения колонн, 
ригелей и Валок см. лист Ж 1 -3 6

Схему расположен? я и спецификацию на балки 6-1 см. 

407-3-58630-КМ- 18

Смотреть бместе с лис/naru AQ1- /5̂  16; / 7

Нач.атй Раменский ■ 'V 2 ^ 2Ш11 
На/ffНУсатр. Сацюк

ГИПстр. КобалеО , 26 о/ Я
Нан. га Шленоба HVft
Них. Зк. Лиэиноба Ht/Jl

Прибяэан
'

1

(ММ

4 О7-3-588.90-А С1
ЭРУ 10(6) кВ с кабельным этажам и 

реакторными камерами 
(ЗРУ 10-6х24-ЖБ-51̂ 2-КЭ-Р )

Стадия Лист Листов

РП 2 0

Схемы расположения колонн, ригелей и 
балок

(Вариант с одинарными реакторами )

’СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕК Т‘ 
Ленинград

Формат А 2
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Схемы расположения колонн, ригелей и балок но отм.4.000 и 2.730

<£>

al9 4 0 ^

т
К-2' 7?

J К

3000
@ ©

6000

И1*. 5-3 
------

К-4 К-в

Р-1

К- 7

Тз3  *
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Л
6000

• т р к  • - '  к  , . г  -

К-1

6000 6000 6000

к-з

, - T
\ £ ?

©  @  ©  ©  ©

Схемы расположения колонн, ригелей и балок на отм. 7.300

©  ©  ©  ©

©

01
940

О Т

зТ
АТ2

6000

к

/г-0

/Г-7

SZ..
Тз г

босо

/Г-5 /Г-7

(З)-5-
т /Г-5

h z .
6000

у*- И*
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*г ~Л
6000 6000 6000

кС

Ф  ©  ©  ©  ©

1-1 2-2

7300 7300

7300

лЕГ

\ Г

шюо

4 - 4

Схему расположения и спецификацию но балки Б-1 

см. 407-3-586.90-КМ-18

Смотреть Оместе с листами АС1- /В/ 13 

Спецификацию к схемам расположения колонн, 

ригелей и Валок см. лист -АС 1- 36

Привязан

ИнвЯ

407-3-588.90-А С1
Ш%атд. Раменский НМЛ ЗРУ 10(6) кВ с кабельным этажом и Стадия Лист Листай
Н. контр. Саиок г» ни реакторными камерами 

( ЗРУ 10-6x24 -ЖБ-51-2-КЭ-Р ) Р П 2 1ПЮстр. Кайолей 7 Щ П О П  I

Нач. гр. Шленайо и  OSH Схемы расположения колонн, ригелей и 
балок

( йариант со сбйоенными реакторами )

ТЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬЛРОЕКТ

Ленинград
1*Н И

Формат А2
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Схема расположения плит покрытия
Спецификация к схемам расположения плит покрытия и перекрытия

Марка
поз. Обозначение Наименабание Кол. Масса

еджг
Приме
чание

Плиты покрытия
П1 1.0411-3 бып.1 ПК56.15-6АШ4 12 2690 105м* ]
ПЗ 1.0411-3 бып.1 ПК56.15-6АШ 11 2600 104м*
П4 407-3-586,90-АСМ- f ПРС56.15-6АШ -А 1 2890 1.13м* ,

П7 3.006.1-2£7 6ып2 П15д-5 10 410 0.16м*

Плиты перекрытия
П2 1041.1-3 бью. В HPC56.15-16ANm 8 2890 1.13м*
Пб 1Л41.1-3 бып.1 ПК56.15-12АШ 8 2690 WSm*

Стакан для крышных бентилятороб
С-1 1484-24 бып.1 СБ7АЧ 1 290 0.12м*

Металлоконструкции
М-8 407-3-586.90-ACM-14 Изделие М-8 2 67А

МС-5 -2 6 Изделие МС-5 4 31 А
МС-1 Полоса 8x90 ГОСТ

103-76"  L-1S0 12 0£5
МС-2 407-3-58630-АСМ-26 Изделие МС-2 « ; 16
мс-з -26 Изделие МС-З 36 2Z7
MCA -23 Изделие МС-4 8 1А
МС-8 Полоса 8x90 ГОСТ

~мс-б
ЮЗ-76* L-180 14 10

ACM- /5 Изделие МС-6 1 372
МСА2 0  22АРГ0СТ 576*42"

1*640 22 19
МС-17 0  16А1-Г0СТ5781-О2"

L-350 1 • ' 4 0.55
КР-1_
КР-2

ACM-25 Каркас КР-1_^_______ 24 13.4
-25 Каркас КР-2 4 - 15£

1 0 6 A I- Г0СТ5781-в2к,
L-200 34? 0.04

Бетон класса В25
—

1м 3

См. бместе с листами АС1- 24; 25
ПриВязан

4 0 7 - 3 - 5 8 8 . 9 0 - A C 1

-:П
Ш чотд. Раменский Щ г М л 3P9 Ю(6) кВ с кабельным это- 

хон и реакторными камерами 
(ЗРЧ 10-6x24 -ЖБ-51-2-КЭ-Р)

Стадия Лист Листов
Нхонтр. 
Гипапр.

Сацюк
КоОалеб > РП 23

Нач.гр. ШленоОа iteiSt Схемы расположения плит пок - 
рытия и перекрытия.Оариант 
со сдбоенными реакторами)

СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ

Ленинград

Ииж.Зк. Пизцнаба с testa

Формат А2
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Ал
ьб

ом
 3

Я7

По оси А

ж 36

По оси Б

по 24

по осям 1иГ
по 36

По осям 5,5*
по 36

(К~2
7.400

5J600

ПК-1

X U
W3ai-i3-i 19 гж-з

П С-7

ПС-8

*AOC7f ЛС-7

о** S£±
----- ^  0£±.
-osxnfr

-Ц

ПС-2

ПС-2

т>1
ПС-1

лс-в
ПС-8

ПС-1 ПС-8

по XX 32

6000

1030.1-13-107,17
I

840 6000

Спецификация к схеме расположения стеновых панелей

Марка
поз. Обозначение Наименобание Кол. Масса

еджг
Приме
чание !

ПС-1 1.030.1-1 ОылО-3.1-1 ПС60.122.0-2Л-31 26 1400 1.42м 5 j

ПС-2 1030.1-1 Вып 0-3, 1-1 ПС60.18.2.0-ЗЛ-З1 20 2200 2.13м5
ПС-3 1030.1-1 Вып. 0-3.1-1 ПС60.122.-2Л-36 4 1400 142м5
ПС-4 1.0301-1 Вып 0-3.1-1 ПСЗО. 182.0-6Л-56 4 1100 1.06м *
ПС-5 1.030.1-1 Вып. 0-3.1-1 ПСЗО. 12.2.0-6Я-56 12 730 0.71м5

ПС-6 1X330.1-1 Вып. 0-3.1-1 2ПС6.182.0-Я-60 8 200 02Ъ?
ПС-7 1.030.1-1 Оып. 0-3,1-1 ЗПС41180.2.0-Я 10 200 0.2м5
ПС-8 1.030.1-1 Оып. 0-3,1-1 ЗПС41Л202.0-Я 15 150 0.15м

-

ПК-1 1.030.1-1 бып2-1 ПК30.10-Т 12 700 0.28м 5 j
ПК-2 1030.1-1 Оып.2-1 1ЛК39.Ю-Т-1 6 800 032 !

I

ПК-3 1030.1-1 0ып2-1 1ПК39.10-Т-2 6 800 032

Металлоконструкции
МС-1 1030.1-1.4-1-270 Изделие соединительное 114 026 i
МС-2 70J5XJ60J80 Изделие соединительное 40 028 \
МС-17 1030.1-14-1-320 Изделие соединительное 44 0.41
МС-25 7S.75JB.080.150 Изделие соединительное 8 1.03
МС-5 360.10.070360 Изделие соединительное 14 102
НС-20 40.8J060.150 Изделие соединительное 12 0.38
МС-27 40.80060110 Изделие соединительное 12 028
т-1 Уголок 90x56x6

ГОСТ 8510-86, (*6000 8 402
МК-2 Уголок 9Qg56x6

ГОСТ8510-86,1-3000 8 20,1
5С 1X330.1-14-1-330 Консоль опорная 5 122
22 10301-13-1-455 Лист 8x80x140 ГОСТ

19303-74" 28 0.7
23 U030.13-1-456 Лист 8x140x140 ГОСТ

19903-74 " 8 123
ЖР-2 407-3-S86.9C-KM-9 Решетка жалюзийная—

ЖР-2 - 4 3152
МК-3 407-3-586.90-АСМ-19 Изделие МК-3 * 8 2.9

См. бместе с листами АС1- ч,$

Нанмтд. Раменские
Нконтр. Сацюк ’р У  к
Гипхто. Ковалев lo *1*1
Напор. Шленова А ю З Г 4**831

Привязан

ИнвЯ

4 О7-3-588.90-АС1

ЗРУЮ(6)кВ с кабельным этажом 
и реакторными камерами 

(ЗРЧЮ-6Х24 -Ж6-51-2-КЭ-Р)
Схема расположения стеноОых па
нелей (Вариант с одинарными 

реакторами)_______________

Стадия Лист Листов

рп гв
ХЕВЗАЛЭНЕРГОСЕ ТЪПРОЕКГ 

Ленинград

Фппыпт АО
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по 36
1030.1-13-1 19 

7.4О0

ПС-7

ПС-В

ПС-7

0200
ПС-6 '

si/ ПС-6

-0J00

40
ИИГОЯГЗГ

ПК-2 ПК-1 ]

По оси А

51

1030.1-13-1 07,17

ПС-2
л

ПС-1

ПС-2

ПС-1
ПС-1

ПС-2

Ю301-13-1 24

I

пк-з

ПС-1

ПС-2

ПС-1
ПС-1

129

W 30.1-i3-1 o t t

ПС-2

ПС-1

ПС-2

ПС-1
ПС-1

ПС-2 I ПС-7

ПС-1
ПС-2

ПС-1

ПС-1

nd-8
пс-в

24000

поЮ£2
1030.1-13-1 07,17

0 0 0 ®

По оси Б

по 36 по 24

по осям lu f
по 36

По осям 5 ,5 '
по 36

Пример устанобки закладных 0 стенах б помещении 
реакторных камер,

Схему устанобки и спецификацию марок И8 и И9 б стенах реакторных 
камер см. электротехническую часть проекта

M L
Спецификация к схеме расположения стенобых панелей

Марка
поз. Обозначение Наименобание Кол. Массо

едкг
Приме
чание

ПС-1 1030.1-1 быпО-3.1-1 ПСбО. 122.0-2Я-31 18 1400 142мJ
ПС-2 1030.1-1 Оып. 0-3,1-1 ПС60.18.2.0-32-31 14 2200 2.13м3
ПС-3 1030.1-1 бью. 0-3,1-1 ПС60.122.-22-36 4 1400 142м3
ПС-4 t030.1-i0bm.0-3.1-1 ПСЗО. 1820-62-56 4 1100

к1

ПС-5 1230.1-1 бып. 0-3,1-1 ПСЗО. 12.2.0-6Я-56 6 730 0.71м°
ГК-6 1JQ30.1-1 бып. 0-3,1-1 2ПС6.1822-Я-60 6 200 021*?
ПС-7 W30.1-1 бып. 0-3,1-1 ЗПС41.180.2.0-Я 16 200 0.2м 3
ПС-8 1030.1-1Оып. 0-3.1-1 ЗПС41,1202.0-Я 24 150 0.15м

ПК-1 1.030.1-1 Вып2-1 ПКЗО.Ю-Г 12 700 0.28м3
ПК-2 1.030.1-1 бып.2-1 1ПК39.10-Т-1 4 800 0.32
ПК-3 1.030.1-1 бып2-1 1ПК39.10-Г-2 4 800 0.32

Металлоконструкции
МС-1 1.030.1-1.4-1-270 1 1 8 П> 114 026
МС-2 70S.060.80 Изделие соединительное 40 028
МС-17 1.030.1-1.4-1-320 Изделие соединительное 44 0.41
НС-25 75.75.6.080.150 Изделие соединительное 8 1.03
МС-5 360.10S70.360 Изделие соединительное 14 102
МС-20 iOJd.060.150 Изделие соединительное 12 0.38
МС-27 40.80.060.110 Изделие соединительное 12 028
МК-1 Уголок 90x56x6

ro o t 85Ю-86,1-6000 6 402
МК-2 Уголок 90x56x6

ГОСТ 8S& 86,1-3000 6 20,1
SC 1230.1-14-1-330 Консоль опорная 4 122
22 1230.1-12-1-455 Лист 8x80x140 ГОСТ

19903-74" 28 0.7
23 1.030.13-1-456 Лист 8x140x140 ГОСТ

19903-74 м 8 123
ЖР-2 407-3-58690-КМ-9 Решетка жалюзийная

ЖР-2 „ 2 3152
МК-3 407-3-586.90-АС.И-19 Изделие МК-3 . 4 2.9

См. бместе с листами AC1-6J.

Начмтд.
Нхантр.
Гипхтр.
Начар.

Раменский
Сацюк
КабалеО
Шленоба

*9̂ «Л  пот

Прибяэан

ИНОК

4 О 7 -3 -5 8 8 .9 0 -А С  1

ЗР910(б)кВ с кабельным этажам 
и реакторными камерами 

(ЗРУ10-6Х24 -ЖБ-51-2-КЭ-Р)

Схема расположения стенобых панелей 

(Вариант со сдбоенными реакторами)

Стадия Лист Листай

РП 27

ТЕВЗАПЗНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ 

Ленинград

Формат А2
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4  ля варианта 
с одинарными реакторами 4soo

М А  Р А С П О Л О Ж Е Н И Я  О Т В Е Р С Т И Й  В  П Е Р Е  КРЫТ> 1 И_
^оряи МП-1 условно не показаньГ ид оТМ. 3^03£

________ ______________________________________________ ££_

Специф икация  л  схем ам  располоокения металлоконструкции

Лая Варианта со т
____________ч__

сдбоенными реакторами+SW. , тун

■ ® !З Н -------

%
&«О

”§

I

ф Щ -^k
Для Варианта 
с одинарными реакто
рами !
Для Варианта со 1. 
СдШнными 
реакторами

7S0 ( 2250 WTSDjSOjrSOĵ  Ш Р .

I т о  ^ 2iS0 Г 7̂sc[?s0 ?S0 7$Q7So[ _ 40QQ

7M1S00. 7S0 „ 2 2 SO K0l7$0 7SQ
t — r - t -------1 t '
| 1 I i 4 I
75Z? 7Л? /5J0 L 2250 ’ 7S0 7SO\

i i

Г Т
>1*4

— J

1 7S0 №  * '750 iSOQ .750x&J30tWJ$i ^ m  iSQ Ĵ30 Щ I
я~ г н  i t i l  Г-j- i - i !— i

Г

Я078& 750, 750 750, Щ  7SC

у. { \Вирт/</ная стеночка 89 ЮОмм 
улладыВается на пому 
сантехническое плиты 
для опирямия марки МП-1 
см. разрез И  л. ЯС1-29

О Х С М Ь М  р А  С П О Л О Ж Е М И  Р  М Е Т А Л Л  QK О Н  GTP У Н Ц И Й

а п о л у  и д  отм. З.Юб

к'JSS-.C

Г-V V f ^
Z 3 г т

/Шо

В  П Е Р Е К Р Ы Т И И  Л Л Я  Р Д С К / Т Д Д К И  К А Б Е Л Я
« ^  -Н- Я- . 9 ТМ. з .о з о

И -  ~  \ h - e

:-{-----------11--------- - —*|Ь------ • * ‘ -4Ь-— 1---- ---- »■—■ --- -

т о L.-------- ы woo аа
£000 5000

£4000 * .. — ■ ■ ■ я

(D  ~® 0  ©  ©

IL' ■{*» "t "T ~t’ f ? - ,  J
w j

Т пL. _ ..........I
Иг T “  ▼ .

■ 3w-j \ T j
!*-------— '— i

L i A \ j
. р - Т - Г

fc*. •#— T—i P -*  - Ц

L - f* »  ..

1 \
\  MfkS

1

rzr.----—

f
.. (000 l

t z r _ _ r z r z r

©

C xE M bl Р А С П О Л О Ж Е Н ил

©

В  П Е Р Е К Р Ы Т И И  Л Л Я  О С В Е Щ Е Н И Я  
HR О Т  И .  3 .0 ^ 0

М Е Т А Л Л О К О Н С ТР У К Ц И Й  

МП-.
В  П О К Р Ы Т И И  Д Л Я  О Г Д Г Ы Р М ^ В  

Н Н  - О Т М :  7. 2 3 П ---------

1 » 1
s4"

■ /  / f
; t {| U 4  ]

?. L JZWO ! Л Л
\ /  l \

I tsô jodo * JiW* J [ 3000 JOC

n  iГ  . '■ i . . _ :  !.

■=
■ W? 6000

А№  /

©  0

. . . A  i(lOO-̂ JC(, <' k3 J i (

Lh-^.- J L X T 3 , J
Г Г 2

в— A__L 1
ч« а .  I 17

w  l

± ------------- i - ------------ :

Марна,
nos. Обозначение Наименование Кол Масса.

едкг.
Приме
чание

МП-1 ШВеЛлер Ю -ГОСТ 8240-83
£= woo — 8.6 115.5м

мп-г Лист 6-ГОСТ 19903 - 74 *
S=<&0‘ iso 32 0.7

МП-3 +07-3-556 30- 3C.U-tt Цзввлие МП-3 2 <52
МП- If — a изделие мп-it 16 1,9
МП-S Уволок 50* SO к 5

ГОСТ 8303-3$; 1• /ООО - 3.8 103,8м
мп-е Шбвллвр /2- ГОСТ 82W-83

e-toao щь 48.8м
МП-8 fiOJ-Jf изделие МП-8 37 4,5

TP-1 ГОСТ 1833 -  80 Лсдзегпо и ементные
трубЬ/ ер too -В* 300 180

См вместе с j^ c m a ^  й С 1 -^ гЬ }гэ .

Щрибязан

ЦкВк/ж.

W ‘7-3-5B8.30-ACI

3 Pyi0(6jx5 с кабельным этажом Стадия Лист JbcmoB
и рсанторными камерами 
(ЗРЯ0-6*£Ч -УСЕг31-2-КЭ-Р) РП 28

Схемы расположения огберсЫ 
и металпопонструкциО В 
покрытии и перекрытии.

тзА п зн Е Р тттЕ к г
Ленинград



to

! _

i - j

p - г Вид no /7 3 — 3
rm-4

e-e

4 - 4 5  —  5
a -  a

p S .-A

Ллиню лелехрытая

7 - 7

Марку /7/7 3  </d/>OA63ofcf/r>6 как Pbt/f ерузолодъемностыо do 300кг. 

Марко /7/7-/, /1/7-2?/7/7-3, tf/?-/t, /7/7-3 - ум& дь/Зсгтб н а  ц ем ен тн ы й  

р о с т  Sop до yc/hpoucmSa Yt/сть/х полоЗ.

М а р к у  /7/7-6 opu iapam b к  докладной колонн о н о  бы со т е  

дО О м м  о т  о  оло о тм . /7, /700.

Cm . В м е с т е  с  л и с т а м и  Д С /

OptfSttdtfx: •

1/нб.н •

4 D 7 - 3 - 5 8 8 . 9 0 - A O

/PSfO/Ŝ K&c ка5елбнын эюамом 
ареак/порнь/ми камерами 
/ЗРУМ -S '/ t -РКБ -5 /-? - КЭ-Р)

/refduo Лист Лиеп* of
"f/CY.oxtd.РонгнсхаО•У/ м.ф' РЛ S3'К контр.Сацмж t*ts<
///Остр. ko/cj/te/ . и»т /хегл/раелмотения ох>/ерсхил7 

иненамсХонстрихцадбхвхрикнн/ 
и перехрь/оии. сеуем</н /- /... 7-7

пвзмэнтоспьпрош
Ае*ш*ероЭTka.tfi (i/лен о&& Т%&Ь»/ UMV

" Копир Ф орм от А*?



1

*

1 .

TP-P

Схема расположения каналоё и при я пко ё
С&арис/нт СО сдёоеннь/м и р е а к т о р а м и )

1 £ ±

ACT-it

Схема р  с/а по л о же ни я Кана лоб и приям/соё 
СЗари  ант с одонорнь/ми реакт орс/ми)

П л а н ы  п о к р ы т и я  к  а  н а л  о б  и  п о и я м к о б
(Зароонт со сдёоенньш и  реакт орами)

© -

© ■

0

*

Мооо

©  © 0

0

( Вариант  с  оду п а р н ы м  'р еа к т ора м и )

i  ,

too

0 0

*

Н

84оро

© ©  . 0

1ПО Т

™ L4,ла?

©

ь\

Спецификация к схемам расположения конолоб и приянкоР
М и р ка , 

/НУ3 . 0 6 a s  н а  н е  H u e Н оим сно ёи м и е Хеи.
Нассо
еР.кг.

Л /м ъ е-
va/McsC

М -9 4 0 7 -3 -5 8 6 .9 0 -A C M - A и з д е л и е  М -3 — 4. оз 35.8м
M -fJ / 4 5 С /зд е л и е  м - /4 — 4 ,3 63,/м
М -Т 2 Уголafc 7 5 *75х $г0сг8з О9-Л

е */о б о 6 & 3
М /З >Угщг/ор г т  * 7 /осг8309-86

8 *8 4 0 0 /6 2 8 .8

С б о р н ы е  бет о нн ы е и  ж е л е з  о б е  т о н н ы е  э л е м е н т ы
Ф в С ГОСТ/3 6 7 3 -7 8 ФвС 3 .3 .6 - г 8 7 350 9 /4 6 * *
/7 /0 5 ЗА ог 1 -/S ?  бы/> / У л и т а У  ТО S 3 8 73 0.07Set3

.il-J ГОСТ 4 2 4 8 -7 8 * TfcBccmo сх*п е н т н ь /е  <?ос*х/- to o - f?oo *-800 *8 $ 18 4 3 ,2
Т Р -/ ГОСТ /8 3 3 -8 0 Асбеслл ацемемт м н е

<р/оо 2 - 24 О 9 0 —

T P -2 2 - 4 а о те —

T P -3 Р - /8 о о в —

М а т е р и а л ы
бет он • Р/Л снгссг 6  ТО — — ? /.e J

См. бместе с листами АС/- TS>/6b1
Ppt/OOOacf!

[

V*6.h?

407-3-588.9D-AD
ЪРМО1б)кё.ск0&ельнб/» эхпалноа ирсохторнини /Камерами 
(ЗР9/0-8* 34 -XC6-S/-P-**-/>) 
Схвсгь/росло*омемцв /самоллоё 
уоаргмжоё а а$еслюцепе*/яныж 

,шое0* ё/сабельном ламесцении

Oadkaf Averts
PT? 30

КЬЗАПЖРГОСЕТЬПРОШ
Ленинсрсге

ЛЪ/xjp. Лб. Ф<Н»Л7СХ/» 42
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Монолитные цчосткц ePSi

i = £ .

,..., - А  Д - А .

Ц ,

к а

3
/600

З Г , « Г
э ~ щ

■500

agoo | /goo

0

#6g

г;л 1:

J92
/600

AgU<&?
2800

t tp

1600

ф

; г - A Li r #

№

*ЧЬ

«Ч-
Ш7

Л%? 40SL 

2800

m

/$00
$4000

щ
3 Т ....I T .1

ЗЙ
/500

г г д .

5500 fSOO

< 8>

■*§+ и

TV

т

§

2120

1 - I

П сбест сш ем ем т -

0.300

2-2
(Ьбвствиемвнтные доспи 
Т ~  £=25 
ФР~

3 - 3

7 0.300
-0.051i

-1Л00Ik

..ПУЩ | г |__ ____ i~Л-- f--
, /500 L

-iE§L

------- -У'.-- -------~r-
f.

ягг-зи 19

-
?

- T.1-

1= .

о f\□ . 1. '

rO.

2300 Щ  &o т

Moo /600

(D

Спецификация элементов к схеме располоясения каналов
Маркаt 

поз! Обозначение Наименование Кал MDccq 
ей кг.

Приме
чание

ФБ1 ГОСТ /3573- 78 <ФВС9.А 6-т зоб 350 0,146м*
<Яб2 ГОСТ /3573- 7<J Ф 5 С 9 А 8 -Т 60 МО 0.195м J

/7/ Г00Г 54- tne/s-i 23 25 0,01мJ

Материалы
Бетон классе7 ЗЮ - М€м*

1 Под днищем каналоб устраивать песчаную подготовку 
толщиной tOO мм.

2  Блоки 99б укладывать на детоне класса 675.
J Монолитные участ ки выполнять из бетона класса 6/0.

См. вместе с листами >7£У-з<9 'з/

Нснотд. 
Н. конто.

Раменсти
Оаиюк

%/Lj &>«//

Ш < № Ковалев г**/#
Нал ер. Ц/леноёа .й » -

Привязок

UhS.W*

V0 7-3-58 8.90-Ш
ЗРУ Ю(5)к& с каВ&онЫм этажом 
и реакторными камерами 
(ЗРУЮ-6*24-0*6-St -1 - кэ-Р)

каналов % реакторных камерам

дтадим Лист Лист
РЛ 32

С ШАПЗНСРГОСПЬПРОЕЮ 
Ленинград

формат Р2
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М С сеем а р а с п о л о ж е н и я  к а н а л о В Схема расположения а с б е с т о ц е м е н т н ы х  босо*

Асбестоцементные 
( доспи <5*«25

©

( 5 М - 5

ш

т
i t

§ н

геЕ:

т

т

&

1**— —1I

3

300 ж
МП  I 1750 ПОР

i i

1750

6000

CD

О

Тг

d>

» — щ

Н * 800 *52йд, проектуШ,попроек

Т И  гай1S -
3 3
по ПрсХ(ту

^ щ р

4550 1450

SOOO

2 - 2
1 - 1 ;Яс$естоиементныс 

доспи .6*25 '

(2)
©

1 z l 3

<РР ЯсЫастакэментные 
доски &-*25

~0 /IF0- zt№ T
- А ,

/т\t. r,~.i
a

L _ L
a

i t i < S >

_________6000

©
V - t f a-a

виброизолуц и  я

*шь4=МгЯ

U емвнтныи пол 625 с желез пением- 30 мм 
I Асбестоцементные доели 6  9 2 5 мм

4 L - . — L _ L _ ,
3 = \  " "  Z2=zz%

Спецификация к схеме расположения каналоВ

Марна,
поз. Обозначение Наамено8ание Кол. Масса

ед.мг.
Приме
чание

Ф61 ГОСТ 13579- 78 блок Ф ес у 3.6-Т т 350 о.т„3
Ф62 ГОСТ 13573-75 блок ФВС.9Л..6-Т 48 *70 о.тм2

т ГОСТ 378- 87 Перемычка /176/3-1 1 25 0,01м3

ЯсбестоЦ ̂ ужентмые доски

ГОСТ 7278 -78 * - Ш * 800* 1200* 25 7 Ц 6

Мат ериалы
бетон кл асса  6Ю 11,7м3

i  Раскрой асбест оцем ент ны х досок производить по месту.
3. Монолитные участки Выполнять из Бетона класса BfO.
3 Под днищем каналоВ устраиВоть песчаную подготовку

толщиной 6Ю мм.
4. По Верху асбестоцементных досок Выполнить пол по 

детали « Я?
5. блоки Ф б С  уклад ыВоть но бетоне класса Ь 7 5 .
$ Фундаменты под реакторы/ ЯРР см. лист ACf~ /3

См. Вместе с листами t iC h ffrU .

ПриЬйзан

Ш8У*

WI7-3-588.3D-4Cf

3PJ/fO(6jA& смаб&ыым этажом 
и реакторными камерами. 
(ЗРУ/0-б*2Ь <X6*S/-2’K3’PJ 
дхема расположения каналов £ р edm тормоз? камеразз. 

л со сдАоемнатц

*■%-
реакторами j

Стадия А к т Листоё
РП з ч

СШАПЭНЕРГОСЕТЬПРОеКГ
Ленинград

Срормот Я2



Спе.ц и
Марка,
поз.

'ф и наций х  схеме р 

Обозначение

соположений металле 

Наименование

/̂сон

Кол.

струн
Несер
ед.кг

ции

Приме
чание

М-35 Чо 7-3 -586. 90 -9C.U-2!Изделие м-35 - 7.2 54.0

м-38 Лист В ГОСТ79903-74.
S* 495*5000 /5 70.0

0 -

[1 &____ь

Jr-4—  ■ тр------------- ------- or— -—  1
Т М-36

t А ___ \___Y  V  ' а к  л  -
г̂=СгрЛ̂ -̂ . А - — '

' ^ := : ‘= г^ г щ к ш

1
/ - | заоо L зооо 30 од Зооо 3000 зооо 1\3000 \3QOO

1 f * 
и____ •

' - в 1

. 8000 1.

2Ч о о о

SOOO „-- J

0  © ©  ©  ©

mers2S4-8Q-9t- iS
V /

Устрой о т /о  чист ы х п о л о / с м . л и с т  Д С 7 -5

Прибязон

ином

u o i-a s a a .a o -n c i

WfOftjn&c кобемы/м этаком 
и реакторнь/ми камерами
СЭРУ /0-$*29-ж6-ьТ’ 2-тср •р;
Схема рстсполок-ени* метал
локонструкции для троя с - 
nopTupofau ооорудобания

Стадии Л ист

РП 3S
Листов

севзАПднергосшроею
Ленинград

формат Я3

I
Спецификация л схеме расположения колонн, ригелей и бело* 

(барианп? с одинарными реакторами)

Марка,
поз Обозначение На имен обание КОА. Масса,

еднг
Приме*
Чание

Колонны
к ч 407-3- 536.90-ЛСМ- 2 3X604.42-2,7-9 6 3680 7.55м3
к-г 2XS04.42-3.t-6 г 3880 7,55м 3
Л-3 . -ч 2KS 04.42-2,7- В 2 . 3680 7,55/4
Х-4 -5 2X604.42-3,7-Г / 3860 7, 55/4 3
Л-5 -6 2Х60Ч, 42-2,1-Д / 3630 /, 55*3

Л-6 -7 2X604.42-2,7-6 3 3880 t.SS»3
Л Ч 2К5С9.9?-гМЖ 1 3880 f. 55м3
Л-5 -9 2X604.42-2.7-К 3 3380 7, $5м3
к-е -5 2X604. 42-2.1-U 1 3680 1,55м3

Ригели
РЧ t ого-'/аз 1ып. з-г РОЛ4.56-70Лт 2 73 2660 t. 02/Л
р -г г. ого- '/аз §ып. з-t РОТ? 9.56- 60 6 2350 0.94м3

6-3 407-3-58$.90-хм-г! балка 6-3 4 275,2

Спецификаций к схеме расположений колонн,ригелей и балок 
________ (барианш со еббоенными реакторами)___________
Марка,
nos. Обозначение бацменоёоние кол Масса

ед.кг
Приме
чание

Колонны
К-7 407-3-686.90-90/-2 2Л$04- 42- 2, Т-Й S 3830 1,65*3
Л-2 2X504.42-2.7-6 2 3880 755*3

к-3 2X604.42-29-8 г 3860 155м3
Л-Ц -5 2X504.42-2.7-Г 2 3880 7,55 м 3
К-5 -6 2X604.42- 2,1-Д 2 3880 155*3

К-7 -8 2X504.42-2,1-Ж 2 3880 1.55 м2
8-8 -5 2X604.42-2,1-U 2 3880 7,55м*

Риг ели
Р Ч /. ого- '/аз &/о. 3-7 РД/7 4.SS-709T У 8 2555 -1.02м3
Р-2 1.020-t/83 ёыгт. 3-7 РОЛ 4.55-50 8 2350 0.94*3

5-3 407-3-585.90-ХМ -И балка 5-3 2• 215.2

См. Смеете с листами PCf-20/ 2/.

Ч О 7 - 3 - 5 8 8 .9 0 - Л П

егриКяган ш м . Рем ейский / V lo 890» ЗРУ70/s/кВ с ка оелонь/м етажом 
и реакторными камерами 
( ЗРу/0’$х2ч-я(б-SJ- г-кд-Р)

СтадиЗ Лист Листов
Н-контр. Сацнок Hot.]/ Р П 3 6ГИПстр, Ксьалеь

. ■ Нач. гю. еле но So UM.'tСхемы расположения колону 
о иг ел ей и балок. С&33/ пэнергосетъпроект 

Ленинград
Чертеж ПудлоВа * 1 w i»pt3i

Uh S. V Спец ификации.
форматлЗ



HH
O.

fi п
ар

к. 
I 

По
дп

ис
ь и

 да
та

 
j а

эс
м.и

но
.н 

i 
Ал

ьб
ом

 3
m

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки АС2

Лист Наименование Примечание

ЗРУ10(6)кВ с кабельным этажом
и реакторными камерами

(ЗРУЮ-6х24-ЖБ-51-2-КЭ-Р1
JL5 Общие данные.
4 План на отм. 0.000. (Вариант с одинорными реакторами)
5 План но отм. 3100: План кровли. (Вариант с одинарными

-------------—
J>1_
:

реакторами)
План на отм. 0.000. (Вариант со сдвоенными реакторами)
План на отм.З. ЮО. План кровли. (Вариантjo  сдвоенными 
реакторами)

—

в Разрезы 1-U4-4. -  • - - - — :
9 Фасады.Вариант с одинарными реакторами)
Ю
11

Фасады (Вариант со сдвоенными реакторами)
Архитектурные узлы АВВГЛЛВК.

12 Фрагмент входа 1.
13 Фундаменты под реакторы ФР-1~ФР-13.
14 Фрагмент фасада 1 -------------- -
15 Схема расположения элементов фундаментов здания.

(Вариант с одинарными реакторами)

16 То же* Узлы 1-5
17 Тоже. Узлы 4,5. . _ ---~
Ю Схема расположения элементов фундаментов здания.

(Вариант со сдвоенными реакторами)
19 То же. Узлы 1~4.
20 Схемы расположения колонн, ригелей и валок. (Вариант ~

с одинарными реакторами)
21' Схемы расположения колонн, ригелей и балок. (Вариант

со сдвоенными реакторами)
22 Схемы расположения плит покрытия и перекрытия.

(Вариант с одинорными реакторами)
23 Схемы расположения плит покрытия и перекрытия.

(Вариант со сдвоенными реакторами)
24 То же. Узлы1~3.
25 То же.УЗлы 4J8.
26 Схемы расположения стеновых панелей. (Вариант с

одинарными реакторами)

Удостоберяю, что проект соотбетстбует действующим 
нормам и правилам, а эксплуатация сооружений с пожароопас
ным характером производства безопасна при соблюдении 
предусмотренных проектом мероприятий.

Гпавный инженер проекта Г Л  Фомин

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки АС2 (окончание)

Лист Наименование Примечание

27 Схемы расположения стеновых панелей. Вариант со
сдвоенными реакторами)

J 8 Схемы расположения отверстий и металлоконструкций
в покрытии и перекрытии.

29 То же. Сечения 1-1~б-6.
30_ Схемы расположения каналов, приямков и асбестоцемент -

ных досок б кабельном помещении.
31__ То же. Узлы, сечения.
32 Схема расположения элементов каналоб б реакторных___

камерах. (Вариант с одинорными реакторами)
1з Схема расположения асбестоцементных досок б реактор-

ных кдмерах. (Вариант с одинорными реакторами) _
34 Схема расположения каналоб в реакторных камерах.

(Вариант со сдвоенными реакторами)

35 Схема расположения металлоконструкций для транспор-
тировки оборудования.

~36~ Схемы расположения колонн, ригелей и балок. Спецификации.
—

Ведомость спецификаций

Лист Наименование Примечание

4-7 Спецификация перемычек.
Спецификация элементов заполнения проемов.
Спецификация металлоконструкций.

12 Спецификация элементов к фрагменту входа 1
14 Спецификация к фрагменту фасада 1.
15;1В Спецификация элементов к схеме расположения фунда-

ментов.
12021 Спецификация к схемам расположения колонн, ригелей и

балок.
2225 Спецификация к схемам расположения плит покрытия и

перекрытия.
2627 Спецификация к схемам̂ расположения стеновых панелей.
26 Спецификация к схемам расположения металлоконструкций.
30 Спецификация к схеме расположения каналов и приямков.
32 Спецификация элементов к схеме расположения каналов.
33

— —*— р-----------------------
Спецификация к схеме расположения асбестоцементных
досок.

34 Спецификация к схеме расположения каналоб.
35 Спецификация к схеме расположения металлоконструкций.
36 Спецификация к схеме расположения колонн, ригелей и

балок.

Ведомость объемов сборных бетонных и железобетонных 
конструкций по рабочим чертежам основного комплекта марки АС2

N
П/П

Наименование группы элементов 
конструкций Код Коам3 Примеча

ние

1 блоки фундаментов 581100 70.4
2 Фундаменты стаканного типа и башмаки 581200 24.0
3 Колонны 562100 310
4 Ригели и прогоны 582500 18.9*
5 Перемычки 582800 0.8
6 Панели стенобые наружные 583Ю0 Ю3.9
7 Плиты покрытий 584100 35.8
8 Плиты перекрытий *584200' 15.48
9 Архитектурно-строительные элементы 

зданий 58940(Г 72
—

Ю Конструкции и детали инженерных
сооружений 585000 2.3

J L Валки фундаментные 582400 Ю2

Итого: З Ш

Материалы на изготовление сборных бетонных и железобетонных 
конструкций учтены в ведомости потребности в материалах и 
отдельна не учитываются.

/ д а ю т

мл
407-3-588.90-АС2

С 7 )Начмтд. Раменский Ж /L ЗРЬЮ(6кд с кабельным этажам 
и реакторными камерами 

(ЗРУ1С-6х24 -ЖБ-51-2-КЗ-Р)

Стадия Лист Листод
Гип Рамин Uj*JL РП 1Гтстр. КобаоеО
Нач.гр. 'Цленада

Общие донные 
(начало)

ш зА П энЕ Р го а  ть п ро екг

Ленинград—IT—

Формат Я 2
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

ГОСТ2469В-61
Двери деревянные наружные для жилых 
и общественных зданий.

ГОСТ 948-84
Перемычки железобетонные для зданий 
с кирпичными стенами.

ГОСТ 4248-78"
Доски асбестоцементные электротех

нические дугостойкие.

ГОСТ 1839-80"
Трубы и муфты асбестоцементные 

для безнапорных трубопроводов.

1.020-1/83 
вЫП. 1-1; 2-5; 2-7; 
2-15; 3-Ь 3-3; 6-1; 

7-1

Конструкции каркаса межвидового 
применения для многоэтажных общес
твенных зданий, производственных 
и вспомогательных зданий промышлен
ных предприятий.

10411-3 

был. 1,6.

Сборные железобетонные многопус
тотные плиты перекрытий много
этажных общественных эданийфроиз- 
водственных и вспомогательных 
зданий промышленных предприятий.

1030.1-1
выл. 0-ь 0-3; 1-1; 
1-2; 1-3; 2-Ь 3-1; * 
3-3; 4-1

Стены наружные из однослойных па
нелей для каркасных общественных 
зданий, производственных и вспомо
гательных зданий промышленных пред
приятий.

1.41512 вып. 1
Балки фундаментные железобетонные 
для наружных и внутренних стен 
производственных зданий промышлен
ных предприятий.

1494-24выпЛ Стаканы для крепления крышных 
вентиляторов и эюнтов.

14362-22 вып. 1
Двери металлические противопожарные 
для производственных зданий и 
сооружений.

2.460-15 Оып. 0,1
Типовые узлы покрытий промышленных 
зданий в местах установки крышных 
вентиляторов.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов (продолжение )

Обозначение Наименование Примечания

2.460-18 вып. 1

Узлы покрытий одноэтажных произ
водственных зданий с рулонными 
кровлями и железобетонными плитами.

3.006.1-2.87 вып. 2
Сборные железобетонные каналы и 
тоннели из лотковых элементов

3.407.1 -157 Вып.1 

1.4503-6 Вып.0-1

Унифицированные железобетонные 
элементы подстанций 35 - SOQkB .

Лестницы, площадки, стремянки и 
ограждения стальные производственных 
зданий промышленных предприятий.

407-3-586.90-АСД

Прилагаемые документы 

Строительные изделия Альбом 4

407-3-58630-КП Конструкции металлические. Альбом 5

407-3-588.90-АС ВМ Ведомость потребности в материалах Альбом 7

1. За условную отметку 0.000, которая соответствует абсолютной 
отметке СИЗ, принят уровень пола кабельного помещения.
2. Данные о грунтах приведены на схеме расположения фундаментов 
здания.
3 Сейсмичность площадки строительства принята 6 баллов.
4. Нормативные нагрузки приняты следующие:

-  вес снегового покрова на 1м горизонтальной поверхности земли 
принят, 0.7; 1J0; 1,5 кПа (70,100,150 кгс/м*) соответственно 
id  и IV снеговой район по СНиП 2.01.07-85

-  скоростной напор ветра ра высоте Юм от поверхности земли 
принят 0.48 кПа ( 48 кгс/м*)ро IVрайону.

5. Расчетная наружная температура воздуха сомой холодной пятиднев
ки минус 2(fC; 3(fQ 40С.

6. Степень огнестойкости здания -вторая.
7. Наружные ограждающие конструкции - стеновые панели из ячеистого 
бетона.
8. Отмостка здания - бетонная шириной О,в м nq щебеночной подготовке.
9. Наружная отделка фасадов здания - расшивка швов панелей, штукатурка 
кирпичных стен с расшивкой швов под панели.

Ю Кровельные пичели из многопустотных плит по серии 1.041.1-3

11 Кирпичные стене, цоколь и пере. уродки, доборные кирпичные участки 
наружных стен выло мять из обыкнс: энного глиняного кирпича марки 75 
на растворе марки 5G.
12.Стсльные элементы*• поверхности закладных деталей окрасить 
масляной краской за 2 раза.
13Латериал стальных элементов - сталь С235 по Г0СТ27772-88'. 
143лектроды для сварных швов типа 342 ГОСТ9467-751 
15Лри эамоноличивании стыков в зимнее время температура бетонной 
смеси должна быть не менее +5*С за счет подогрева заполнителей. 
Температура воды не должна превышать 20 С,9песка 60 С*щебня 40 С9 
цемент не подогревается.
16Да листе лсг-з s дан вариант устройства металлического поло в 
помещении КРУЮ(6)кВ для транспортировки оборудования.

Привязан

ИндК

4 0 7 - 3 - 5 8 8 3 0 - А С 2

Г\
Нач.отд. Ропенский м н ЗРЭЮ(бМВ г  кабельным этажом 

и оеакторными камерами 
(ЭРЗЮ-5*24 -ЖБ-5Р2-К3-Р) - .

Стадия Лист IvcnoO
Г№ Фа чин ж ~ t i l l ! РП гГ ап ста. Кодапед г 4>*t h
Нач  ар. Ц]л?но5а ♦ d W 1* 4  f. Общие банные 

(Продолжение)
СЕВ ЗА ПЗНЕРГОСЕ ГЬПРСЖКТ' 

Ленинград■t

Формат Ф2
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План полов на omtf. 0.000

Вариант с одинарными реакторами

© -

©
840

<8

© -

Ведомость отделки помещении и экспликация по/юд м  *

Наименобание
или

номер помещения

Потолок
Стены или 

перегородки
Примеча-

ние

Полы

Площ. Вид отделки Площ. Вид отделки
Схема пола или 

номер узла 
по серии

Элементы поло и их толщина Площадь
пола

Помещение

КРУ10(6кВ
155.1

Затирка и
клеедая
окраска

133
Затирка стен 

-клеевая окраска
—

Цементный пал марки 300 с 
хелезнением - 3 0  мм 
Монолитный бетон класса ВЮ-40 мм 
Сварные железобетонные плиты

155.1

45
Штукатурка 
кирпичных стен 
клеевая окраска

Кабельное

помещение
152.6

Запирка и 
известковая 

побелка

135
Затирка стен 

клеевая окраска
— -

Цементный пол - 30 мм 
Монолитный бетон класса ВЮ-40 мм 
Умалишенный щебнем грунт

152.6
68

Штукатурка * 
кирпичных стен 
клеевая окраска

Помещение 

реакторных 

и пристройка

172А

(84.4)

иэбесткаОая

поделка

221

(221)

Затирка стен 

известковая 
поделка

—

Щ Щ
Цементный пол -  30 
Монолитный бетон класса ВЮ-40 
Уплотнненный щебнем грунт

104.0'

(63 .4 )

346

(61)

Затирка кир
пичных стен 
известковая 
побелка

Цементный пал марки 300 с 
хелезнением - 30 мм 
Асдестцементные доски-25мм

37.4

(13.4)

60
00
 
I 

с 
600

0

1 м _

Вариант со сдбоенными реакторами

©  © @ ©
6000

Помещение

реакторной

42Я?,

S t -

Кабельное помещение

76JH*

6000

Помещение

реакторной

4Z2m \

- — 4-

Кадельное помещение

ЖЗм*

24000
©  ©  ©  ©  ©

План полой на отм. 3.100

Значения б скобках даны для барианта со сдбоенными
реакторами.

Привязан'■

ИнвА

407-3-588.90-АС2

Начмтд. Раменский jfcjLxxx по&з !1S1

Стадия Лист Листав
Гил Фомин <, jb T 3X0691 и реакторными камерами 

(ЗРУЮ-6х24-ЖБ-51-2ЧСЭ-Р) т 3Гилхтр. Ковалев 700631
дОЩ .. Шленава 700631

Общие данные 
(Окончание)

Х:ВВЗАПЗНЕРГОС£ТЬПРОЕКГ

Ленинград

Ф орм ат Л  Z



N

I

Qmf fOWifSagfal 
omn- низа iOOO

CmL5Q$*.M$£jjb}Отн-низа о. 30о \-ч

ОтГ.см- тебя. . 
отм. низа £.800

№/i. миза 0.300

OmL&bjssSamt-L.
Отм. низа Я. ООО

1ллсг-$

Ведомость перемычек
Марка 

паз• Схема сечения

/
прч
пр-г с Ш  г

/

ПР-3 rief

пр-9

Ведомость проема ibpom и дверей

Парка
поЗ. Размер проема £  кладке

ti
/ ЗЮх Ц П
г ш *гз7о
3 /ОЮ* 3070
4 9кб* 3100
5 гш »гт

С п е ц и ф и к а ц и й  м е т а л л о к о н с т р у к ц и и

Спецификация элементов заполнения проем о С Таблица /
Марка
ПОЗ-

Обозначение На именование
Кал на ото* Всего Масса 

од, кг
Приме
чание1 г

1 гостгшя-я/ деернои елок 
лнм -з Я — г

г Гост £4633- 81 дверной елок 
^ д н г *-ш — / t

3 гост ят - и Дверное Олок-_]диг{-мз___
дбернаи е*ок
ЛНП£1 Г 8/0.75-Б

— / 1

4 1.ш г*гг&т .г / —* 1

5 W-S-S8& SQ-XM-S борота В-1 4 — 4

Тип
проема

Размеры проема Тип
оерсмычвкЯ В

I S80 600
1Е)Ш 8W Ш

/?•? -380 11+0
у) 1180 1380 3

Парка
ПОЗ-

Обозначение Наименование Нол. Маосо
ед.кг

Приме
чание

М-1 +07-3“ £дб. 90- км - 1S изделие »-1 4 97
п-г -1S Шделие м-г 4 13Я

М-3 J „ Г  IS Изделие м-з 4 17.2 -

п-+ ~JS Изделие м-4 4 ЯО-9

М-5 -1S Изделие M-S 4 149
Л-3 ШО. 3-6.3 з.0.0.1.0.0 Стремянка сг-гя Я ЯМ

М-16 407-3~S86.SO-KM-ei Изделие М-16 г 19.0

п-гц +07-3-506. SO -PC О- 00 Изделие М-Я4 4 +М

Спецификация перемычек
Марка, Обозначение Наименование Нол. нсГУкзя Всего

Масса
ед.кг

Приме
поз. 1 г чание

1 гост S48- 84 1ПВ 13-1 зг 3 35 es 0.0/пЗ

г ГОСТ 348- 88 enses-з — 3 3 юз Q.OHln*

3 ГОСТ 9+8- 8+ 80S /e-г 1Я — 1д 6$ aoes/l

В помещении реакторных камер расположено 
фундаментов под реакторы Ф Р -  

и 4 сетчаты х ограждения НС0

&даменты nod реакт оры  ФР см. лист  Л сд -13 
чар>ое ограждение СО см. 407-3 - S86. 901 /3 
см. Смеет е с ли ст ам и  д ед  -  5,8.

Копио.ЛГы -
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Схему распоп оЫсений 
монорельса см. ЬСП'З'ШЗО-КН

6000 I
Qj$o газа ЛУ etcЮ бод /

:Ц, *Р-я
±к

Л Ш О -

С п е ц и ф и к а ц и я  м е т а л л о к о н с т р у к ц и и

лм аяи .- .
/so easo < # е  F°5 ‘ £ 7 г / 0 0  * 'ooy [so essq_ ? V гюд [ос £ fo

Hc.pt'Z *cpn Нс.р-г

,Ш Т -

_\MP3T

MP3 т MPJT

МРЗТ

S7SO

, 0

Я*%-‘

Помещение кр у to / б )  *8

* =

ПРЗТ

Марка,
ПОЗ-

Обозначение Н аипенобание Кол. Масса 
ей. кг

Приме
чание

М -7 1/07-3-SB6.90-/fCU“2S изделие м- 7 4 /г/
М-31 Уголок70*70*6ГосгВ$ЗУ8Ь

О * /его г 10,4
м -зг e= sta г 3,3
м-зз Уголок SG*50*SIbcrBSQ$-86

ё*г70 4 1.0
Л-1 1/07-3-585.90-£М- 10 Лестница J-{ 1 733,3
J-2 - к Лестнице/ Л-2 1 655,0

S - 3

!Ш  / * f__ & sq__ ] ^ js_qs_̂ ô  mo

С&7Й-1ч

& _ -Ш- Ш /SS/м*

Лестница 
СМ407-3 -6*6.$0-кн 

J. /см- /О &аоо .£йоа.

©

©

г±доо__

© ©

„___v*“u*J:2^см. +<?7-j-.глг so- тА км -н

а - а

Ф 700

(Р) 0
<21/000

© 1 ^ ^ ----------' х р 7

*
©  ©

_jfH.QQO_

А
tocrSM-M-Hh*JL*

J M L

З акл а д н ы е &  с т е н е. п о  о с и  м$ *  блй лест ниц ы  
J h 2  з а л о ж и т е  п о  ч е р т е ж у  4 0 7 -3 -  SS6.90-к м -л  
С п е ц и ф и ка ц и ю  м а р о к  м к  -1  и  М  - £  с м л и с т М Л -З б

См. Смеете с лист ат и /7СЗ-*;8. 
Спецификацию нс/ Ж Р’2 см. лист ДС2-27

OQMimjL

Ч 0 1 -5 -5 В В .  В О -  Й С2

©
УанстЗ
Ч.контр. 
Га а
Otib ,
tiCL'LJTL

Отменам ( 
Сацюк_ _ {

Uitm/o&i \к.
трш ЬлеЪ

л ЗРУ/OfУкбс кабельным зтср/сам  ̂
j_ и реахтормб/ми камерами
г„ Цруш-бхг^т- sh г- кэ- р)
* План на оп7м- 3100- План 
> кротки {вариант сооинар - 
1 ними реакторам и )

РП

автэнЕРгоатьпром 
Ленинград

КонирЖкц- Формат ft О
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СпеццсракоцаЯ элементов заполнения проемов
М арка

под.
О б о зн ач ен и е Кол ногт и* Всего Масса

ед .кг
Приме
чаниеН  аи м е н о б а н и е

t г
1 Гост Л д Ш - 81 дРерыад блок~ 

ДН19 - 9 0 — г

г Гост г*, 69 6 - 11 ДКфрмбО блок 
ДНЗк‘ 19 & 

ДВернсСГ блок _ днг1 -W A

— 1 1
3 Гост 81,698-91 ~ — i 1
4 1АЗб,г-гг &,/% г fitiw o C b tb K  

йНп8)ж 910.7$- 6 / - 1
S 40?-3-$8690-ЮН •1

Я - г

С п е ц и ф и к а ц и я  п е р е м ы ч е к
MapKdt

РОЗ.
Обозначение Наименование Кол. на Эта* Всего Масса

ед.кг
Приме
чаниеf Я '

1 Гост 948-84 t n s n - i го б ЯЗ ЯВ 0.01 п*

Я Гост $48 -84 япвяв-з — 3 3 ЮЗ ОМЫ1

3 Гост 348-84 гпъ is -г в — 6 6S аов&г*

Таблица 1

тип
проема

Размеры проема тип
перемычекЯ В

I  . $80 $00

1810 840

>TiE 980 /1*0
Я 1180 9380 3

Спецификация металлоконструкций

ВеЛмостб проема дорого и ддерой
Марки

nos.
Размер проема 8 кладке

1 9/0 к 1870
Я /ЗЮхгЗ.УО
3 1010*8070
4 940 к 8100
S 8860*8400

Ведом о cm6 перемычек

П а р ка
поз

С х е м а  с е ч е н и я

П Р -1
О Р-8 (ZftfEf '

ПР-3 d iz f

n p .il

3

ddd

б помещении реакторных камер расположено 

6 фундаментов под реакторы Ф Р — ' d~^_1
•а 2 сетчатых ограничения * СО

Марки,
nos.

Обозначение Наименование кол. Масса
ед.хг

Приме
чание

М-1 407~3-S86.90-KM -15 изделие м-1- Я V
М-8 -15 Ш делие М -Я Я 13,2
М-3 -4S изделие м-3 я п я
М-4 -4S изделие м-4 я 8Q9

JTLS -15 изделие. м-5 я н,а
>3 1.4S0.3-C2 3.00.1. 0.0 Стремянка СГ-Я8 я SiM

М-16 407-3-$86.90-Км -3/ изделие м-16 я 19.0

М-84 Ш -З  - SS6.SO - АС ■ U-to изделие м-84. 4 4.0

Фундаменты под реакт оры  ФР см. лист  /}е д -/5
Сетчатое mnajfcde/fue СО см. Чо7 -з  ~5 8 б. эа- км-  /5
См- б п е с т е  с  Л и с т а м и  Я С д- 7j&

Ч 0 1 - 3 - 5 В В .  9 0 - Д С 2

3PW{6)k$c кабепбным этс&иА СтаЭяХ Ласт UL&msK.
и  реакторными камерами . 
Прую- 6 * г*- xcs-st-s- Ki-PJ

План на отм. 0.000 
Вариант со с&ьоенмыми

РЛ

аеЗЛЛЭНСРГОСЕТЬПРОЕКТ 
Ленинград

Кшпио/Кы- Ohopisv/r* АР
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Фасад f - S

i

45

Фасад Г —Я

Фасад А-Г

1
ЧСП-3-5ВВ. 90- ЙС2

PpuiAJQH H&i.otndРоненскш4f л. Hag. ftЗРУЮ[6)к8 с кабельным НпаНеоп 
и реакторными камерами , 
(Зрую- €*гь-исб -she-ks-p)

!я!!ШШШШУШ¥Я1ЯЯ9!9Ц
И. контр. Сацюх ж:;ими шЗШШЯЯШrun Фомин Г ~ —  и*Ц1
ГипС*£ 
Нау гр. Ko&tpcf laetf! ,я Фосадьг 

\(Вариант с одинарными 
реакторами )

СЕВзйптртстпроект
Ленинград

Ш/1СН0&1 ft/л*7ЖиЛ' <У у/W*I*L__ ___1 __ \UMkc*c% ^<УУ/

Копир&ц- ЪрмотЛб



Ф а с а д  1 - S*

Фасад 5-1

э

I
i

%

Фасад Г - ft

При&зан

ЦнСы

чт -з-т . за- ж?
З Р Уш /б )* 8 с  кабельны м  зтс о к о н  ]£те$ил
и реакторными каперами

I fjpy ю~ 6к г» -  ж s -si-г -<э-р}
. Фасады 

( Вариант со едьоанными 
реакторами)___

РП
Ач*т.
Ю

/tesrnL

авЗЯЛЗНЕРПХЕТЬЛРОСКТ 
Ленинград

Копир. М и ' ^  Формат ft г
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Спецификация элементов к фрагменту бхода 1.

Марка
поз. Обозначение Наименование Кол. Масса

ед,кг
Приме
чание

1 Брус 50x120 L-1910 4

2 *Доска 20x150 L-1910 4 ~ ■

- 3 Нащельник 60x14 - 1.3м5
- Минеральная бота - 0.15J

БРг-1 го с т  6665-ег" БР Юб.30.18 0.12 0.05м

Фрагмент бхода 1

1-1

&*ю
З л

l ^ / o

О

~ т т м \
т а ю п и г п

0 & Ш 1 .

Привязан

4 0 7 -3 -58 8 .9 0 -А С 2

3Pirt0i5M8 С кодедьным этажам и 
реакторными камерами. 

(ЗРУЮ-6х24~ХБ-51-2ЧО-Р)

Стадия Лист Листай
Нанлтд.
Нханюа.
Гипстр.
Ш Ч Х А.-.

Р тн ский ..
Свис*
Кайолей___
Шлвмрос _ _

ш

щ ш
&083 РП /2
2QJXS
?OJDBJ

Г  *
фрагмент Входа 1

ТЕВЗАПЭНЕРГОСЕ ТЬЛРОЕКГ 

Ленинград

Формат АЗ

k L
Таблица фундаментов под реакторы

Марка
фундамента

Объем 
бетонамJ

Д  из 
0 мм

до
Омм Тип реактора

<рр-1 051 965 475 РБГ-Ю-1600-0,14
ФР-2 0.55 1045 555 РБГ-10-1600-020

‘ ФР-3 07 1525 835
РБГ-10-1600-025
РБГ-Ю-1600-0.35

; ФР-4 0.64 1205 715 РБГ-10-1600-0.35
| ФР-5 ОБ7 1265 775 РБГ-Ю-2500-0.14
; ФР-6 0.65 1225 735 РБГ-10-2500-020

1 ФР-7 0.73 1365 875
РБДГ-10-2500-025
РБСГ-10-2x1600-0.14

ФР-8
> . . _

0.74 1405 915
РБДГ-10-2500-0.35

РБДГ-10-2x2500-0.20
ФР-9 0.77 1465 975 РБСГ-10-2x1600-0.20
ФР-10 0.82 1545 1055 РБСДГ- Ю-2х1600-0.25
ФР-11 071 1345 855 РБСДГ-Ю-2Х1600-0.35
ФР-12 0.8 1505 1015. РБСДГ-10-2x2500-0.14
ФР-13 0.7 1305 815 РБДГ-Ю-4000-0.10

Фундаменты 'ФР“ Выполнять из бетона класса В10 
Выбор фундамента производить по таблице 0 зави
симости от типа реактора

I-------

Йачлтд. Раменский tones
кконтр. Саиск aurns
Гипстр. Койшй mss
Начли Шденоба -&алл/-MOBS

Лрийяэан

,

H A N

4 07 -3 -5 8 8 .9 0 -А С 2

ЭРЗКМБкВ с кадельным этажом и Стадия Лист Листай
реакторными камерами.

РП 1Ь(ЗРУ10-6х24-ХБ-51-2-КЭ-Р)

Фундаменты под реакторы 

ФР-1.ФР-13

СЕВЭАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ

Ленинград

Формат АЗ
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Сп|цм<»икАцмя к < т г м е н т *  *а с а м !

Марка,
мз. 0 $03 Н ячеи u t Наименование Кол.Л1ЛС6А

«А.Я1*
Приме
чание

Мет алло конструкции
ЛМ9 т - 3 -  586 30-ЛС.И-п изделие м-ю 1 2о, г
ЛЛ-18 -/Г Изделие м-18 1 20 Л
М-20 ИГОЛОК 30*58*6

гостеяо-вб *=гюо А /М
м 19 ЗГОЛОК 90*5$*$

ГОСТ3510-88 Г-<800 4 /гос
М-22 ACM-fS Огряжденме f мл
М 2J Зголок 30*5$*$

ГОСТ 9510-8S *=3000 1 20. i

аюо

заложить кирпичом

M t r n  М-23 т п и т ь  к карнизной п т л й  по меся»*
% ММООДЮ ftWCAtU* t ШАГОМ 500 тм .

tftuoft МАтегиАлов м и  на I о т т ь н т  9 а с а а а 1 
HjfttAUA Л1И... МК*3 С« СП€ЦИ<*ЦКАЦИН) на листе №Ъ2б/27

Ц Н Ф Р1 6 АЯ О С Ь‘— О

йам отА
Н.контр.
гйпстрНАМ, гя.

Рвменекий
Сяцюк
т л т
шленояк

1 ££_

£и/м

Ze.o'ijf

Т0МЛ

-& тт*-----

ИКС N

ьоъълттг
ime($/KS с мсельныт эта
жом и редктоРнытн пятеро 
ми (ЗРУ<И*2Ь ЖЕ 5f-2-*3-fJ
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Расчещые схемы нагрузок

Уг/юбой фундамент 

N?37.7 тс (369.5 кЮ

РядодоО фундамент

N* 56тс (548.8 кН)

Спецификация элементод к схеме расположения фундаментоб

Деталь устанодки стойки СТ-1

2.760

Марка
поз. Обозначение Наименование Кол. Масса

едхг
Приме
чание

Ф-1 1020-1/83 бып.1 Фундамент 2Ф15.9-1 20 3000 • 12м5

ФБ1 ГОСТ 13579-76 Блок ФБС9.3.6-Т 62 350 0.146м3

ФВ2 ГОСТ 13579-78 6/юк Ф5С9.4.6- Г 4 т 0.195М3
Б1 U15.1-2 бып.1 Балка ЗБФ6-ЗАЯВ 7Н 1300 0.52м1

Б2 1415.1-2 бып.1 Балка ЗБФ6-6АШ 6 1200 0.48м3

СТ-1 3.407.1-157 бып.1 Стойка СОН 52-39 4 575 0.23 м3

Материалы ■

Бетон класса В 7.5 - /А м 3
i

1 Согласно технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям 
осноданием здания ябляются пески мелкозернистые со следующими норма- 
тибными прочностными и деформационными характеристиками: 
<f-0A9pad.fb1.8m/ht? С-2кПа Ю.02кгс/см\ Е=П.7мПа(150кгс/см)

Гоунтобые боды отсутствуют.
2 По берху фундаментных балок и блохой быполнить цементно-песчаную 

гидраиэаляцща толщиной 50мм состава 1:2 с уплотняющей добабкой 
(цереэит, алюминат натрия, битумные мастики)

3 Под подошвой фундаментоб быполнить песчаную подготовку толщиной 10 см
4 Обратную засыпку пазух котлованов производить слоями толщиной 15-20см 

с тщательным послойным уплотнением; исключающим просадку грунта.
5 Фундаментные балки укладывать на бетоне класса В10.
в Блоки ФБ укладывать на бетоне класса В7.5.
7 Кирпичный цоколь толщиной 380 мм укладывать на фундаментные балки Б1.

НакопА
Н конто.
ГИЛ сто.
Has.jp. Шленойа

Раменский
COWK,.
КодаяеО

ЛцэунаОа . Ш Г

г

Привязан

ИнбМ

4  О 7-3-5&8.90-А С2

ЗРУ Ю (6) кВ с кабельным этажом 
и реакторными камерами 

(ЗРУ Ю-6х24 -Ж Б-5 Ь2-КЭ-Р )
Схема расположения элементов 

фундаментоб здания. 
Вариант с одинарными реакторамщ

Стадия Лист Листов

/5
СЕВЗАПЗНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ 

Ленинград

Формат А2
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2-2

Привязан

ИНвЛ

Нснотй[ 
Hjcowng 
Гупсщ 
Начга 
fax*.

Раменский
Сащж
Ковалев
Шленова
Лиэцноба

4Q7&-568.90-AC2

Ш 'Qfn
;р otfi

ii£ L

ЗРУ 10(6) кв с кабельным этажом 
и реакторными камерами 

(ЗРИ Ю-6х2Ь-ХБ-51-2-КЭ-Р)
Схема расположения элементов 
фундаментов здания Узлы L.3. 
Ъахюнт с одинарными реакторами)

Стадия Лист Листов

РП 16

СЕВЗАЛЭНЕРГОСеТЬЛРОЕКТ■ 
Ленинград

Формат А2
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Деталь установки стойки СТ-1

2.760

Расчетные схемы нагрузок

Угловой фундамент Рядовой фундамент

tb 37.7 тс (369.5 кН) tb56mc (548.8 кН)

[53

Спецификация элементод к схеме расположения фундаментов

Марка
поз. Обозначение Наименование Кол. Масса

ед.кг
Приме
чание

Ф-1 1020-1/вЗ вып.1 Фундамент 2Ф15.9-1 18 3000 12м3
ФБ1 ГОСТ 13579-78 Блок ФБС9.3.6-Т 56 350 0.146м3

Б1 1415.1-2 Вып.1 Балка ЗБФ6-ЗАЯВ 14 1300 0.52м3
Б2 1415.1-2 вып.1 Балка ЗБФБ-6АПВ 3 1200 0.48м3

СТ-1 3.407.1-157 вып.1 Стойка СОН 52-39 4 575 0.23 м3

Материалы
Бетон класса В 7.5 - П м 3

1 Согласно технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям 
основанием здания являются пески мелкозернистые со следующими норма
тивными прочностными и деформационными характеристиками:
У ’ОАЭрад. У~1.8т/м? С-2кПа (0.02кгс/см\ Е-П.^Па(150кх/см>

Гоунтовые воды отсутствуют.
2 По верху фундаментных балок и блоков выполнить цементно-песчаную 

гидроизоляцию толщиной 50мм cdtmaea 1:2 с уплотняющей добавкой 
(церезит. алюминат натрия битумные мастикиК

3 Паб подошвой фундаментов выполнить песчаную подготовку толщиной 10 см.
4 Обратную засыпку пазух котлованов производить слоями толщиной 15-20см 

с тщательным послойным уплотнением, исключающим просадку грунта.
5 Фундаментные балки укладывать на бетоне класса ВЮ.
6 Блоки ФБ укладывать на бетоне класса В7.5.
7 Кирпичный цоколь толщиной 380 мм укладывать на фундаментные балки Б1

См. вместе с листами АС2- f9j 3 Ч

Придяэан

'

ИнОЛ

Нач.атд. 
И. контр. 
ГИЛ ста.

Ропенский
_

КоОалед
front

Нач. гр.
Инж.З к. Лизанода

& _
■Г**"/

4 О 7 -3 -5 8 8 .9 0 -А С2

ЗРУ10 (Б) кВ с кабельным этажом 
и реакторными камерами 

(ЗРУ 10-6x24 -ЖБ-51-2-КЭ-Р )

Стадия Лист Листов

РП 18
Схема расположения элементов 
фундаментов здания. (Вариант 
со сдвоенными реакторами X

"СЕВЗАПЭНЕРГОСЕ ТЬПРОЕК Г 
Ленинград

Формат А2
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1
380

<d>

ПриОязан

ИнОМ

4 О7-3-588.90-А С2

Начштд Роменскид
Нкантр.
Гшшпр.
Начлр.
Инж.3к.

Сацюх г 
Ковалев 
ШленоВа . 
ЛиэцноРа

*>*» ЗРУ 10(6) кВ с кабельным этажом 
20 4f 94 и реакторными ктерами

(ЗРУ 10-6x24 -ЖБ-51-2-КЭ-Р)
Схема расположения элементов 

1е фундаментов здания. Узлы1~4. (Ва- 
\риант со сдбоенными реакторами)

Стадия Лист Листад

РП W -

ТЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬЛРОЕКТ'
Ленинград

Формат А2



Схемы расположения колонн ригелей и балок на отм.4.000

Наток 1600 А

На п т  2600 А
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26251 5000 Т  5000 , 6000 , 6000 Т
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6000
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6000 6000 г~ тс
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Схемы расположения колонн, ригелей и балок на отм . 7.300

4 - 4
1-1

7.500

2- 2
7J0Q

5-4

3 - 3

7.500

6-5 6-3 6-3 6-3

„ / / у К

6000 6000 6000 , ■ 6000Ь" ' — '

4.000

ото

■ 2.170

©  ©  ©  ©  ©

Схему расположения и спецификацию на балки 6-1 

см.. 407-3-586.90-КМ- /*

Спецификацию к  стенам расположения колонн,
* ригелей и So лом см. лист -ДС2-36

Смотреть бместе с листами AC2-/5J /*/ / 7

Привязан

ИнбЛ

407-3-588.90-А С2
Нач. атд. 
Н. контр. 
ГИПстр.

Раменский
Сайт
Ковалев

Нон, го. Щленова 
Инж. Зк. Лизцнаба

Z 2

ж 2; HTJL
IJJUL

£Л*Л

JL
ЗР910(6} кВ с кабельным этажом и Стадия Лист Листов

реакторными камерами 
( ЗРУ 10-6x24 -Ж6-51-2-КЭ-Р ) ' РП 20

Схемы расположения колонн, ригелей и 
балок ^

(вариант с одинарными реакторами )

ХЕвЗАЛЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ
Ленинград

Формат A2
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Схемы расположения колонн, ригелей и балок но отмЛ.000 и 2.730

® 0 © 0

<£>
i f
К-2

840

. ---------------------------- ,

И 1i в~з

и
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X  К-5

К-в  2

К-7

Т ,

' I f  К  ~  Т
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Схемы расположения колонн, ригелей и балок на отм. 7.300

л

1-1

7JOO

3 - 3

7.300

2-2

7300

4 -4

Схему расположения и спецификацию на балку Б -1 см. 407-3-586.90-КМ-  1t
Спецификацию к схемам расположения колонн, ригелей и Салок 
см. лист РССгдб

Смотреть бместе с листами АС2- tS, /9.

Нон. отд.
Н  контр.
ГИПстр.
Нон, гр.
Инж. Зк.

Томенtied
Сащж
Ковалеб
Шленоба
Лиэиноба

тёь

и*гн

Прибяэан

ИнбЛ

4 0 7 -3 -5 8 8 .9 0 -А С 2

ЭРУ 1СцБ)кВс кабельным этажом и 
реакторными камерами 

(ЗРУ 10-6x24 -ЖБ-51-2-КЭ-Р J

Схемы расположения колонн, ригелей и 
балок

(  бариант со^дбоеЙными реакторами )

Стадия Лист Листаб

рп  .г<
ТСЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ 

Ленинград

Формат А2
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Схема расположения плит покрытия

Схема расположения плит перекрытия

пз ПЗ П1
о о о о о о о ООООООО

1500 1500

ОООООСК

'Л С 2 -2  S

2-2

П7

3 - 3

1500

Id o o o o o o о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о Ы

1500 1500 1500 1500

пе n? J HL t
lO O Q O O Q ^ j

400 j, 1500 400

AC2-25

1500 STil

6000

i

2201 840 .

©  @
6000 t200

Спецификация к схемам расположения плит покрытия и перекрытия

Марко
поз. Обозначение Наименование Кол. Масса

еджг
Приме
чание

. Плиты покрытия
П1 1.041.1-3 был.1 ПК56.15~6А!Ут-1 16 2690 105м3
пз 1.041.1-3 бып.1 ПК56.15-6A/Vm 15 2600 1.04п3
П4 407-3-586.90-ACM-1 ПРС56.15-6A/Vm-A 1 2890 1.13м3
П7 3.006.1-2.87 йып2 П156-5 14 410 0.16м3

Плиты перекрытия
П2 »' 1041.1-3 бып.5 ПРС56.15-16Аб/т 8 2890 1.13м3
П6 1041.1-3 бып.1 ПК56.15-12АТУт 4 2690 WSm3

-/75 3.006.1-2.87 бып.2 Плита П5 56 110 0.04м*
Стакан для крышных Оентилятороб

С-1 1484-24 бып.1 С67А-1 1 290 0.12м3

. ч Металлоконструкции

М-11 407-3-58630-АСЛ- Й Изделие М-11 2 88.4 _
МС-5 -  26 Изделие МС-5 8 згм
мс-з -2 6 Изделие МС-З 32 22.7

МС-4 -  28 Изделие МС-4 32 1.5
МС-В Полоса 8x90 ГОСТ
* 103-76* L*180 v 20 1.0
МС-6 $СМ- /3 Изделие МС-6 Т 373
МС-12 <2> 22AhT0CT 5781-82

L-640 16 13
МС-17 0  ЮАРГОСТ 5781-82*

L*3S0 4 0.55
КР-1 ACM-2 5 Каркас КР-1 56 Ш
КР-2 -2 S Каркас КР-2 8 156

1 0 6 А 1 - Г0СТ5781-82
L*200 560 0.04

2 06А1-ГОСТ5781-82
1*400 336 0.08

МР-9 АСИ -  2 7 Изделие МР -  9 8 165.4
МР-Ю -26 изделие м р  -10 16 27.6

Бетон класса 825 - 22м 3

ПриОяэан

Инб-N

407-3-588.90-AC2
/*■>

Нач.огд. Роменскии tariff 2РУ 10(6) кВ с  кабельным зта 
жом и реакторными камерами 
(ЗРУ 10-6x24 -ХБ-51-2-КЭ-Р)

Стадия Лист ЛпспоО
Н.ГОИ!Гр. Сопок pal*f РП 22Гun.cmp. KoQaieO u*/*r
Ноч.гр. Шгенаба teat ft Схемы расположения плит по- 

крытия и перекрытия. (Вари
ант с одинарными реакторами)

СЬВМПЭНСГГОСЕТЫРОГКТ
Ленинград

Формат А2
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Схема расположения плит покрытия

Схема расположения плит перекрытия

2 - 2

3 - 3

П7

Спецификация к схема& расположения плит покрытия и перекрытия

Марко
поз. Обозначение Наименование Кол. Масса

еджг
Приме
чание

Плиты покрытия
П1 1041.1-3 вып.1 ^ PKS6.1S-6AIVW-I 12 2690 105н3
ПЗ 10411-3 бып.1 ПК56.15-6Ав/т Н 2600 104м3
П4 407-3-586.90-АСИ-Н ПРС56.15-6AIVm-A 1 2890 ИЗм3
П7 3.006.1-2.87 бып2 П155-5 10 410 а 16м3

% Плиты перекрытия

П2 10411-3 бып.В ПРС56.15-16AJVm 8 2890 ИЗм3
П6 ' т  1.1-з бып.1 ПК56.15-12АР/т 4 2690 105м3
/75 3.006.1-2.87 бып2 Плита П5' 56 110 0.04мЗ

Стакан для крышных Вентиляторов
C-U 1484-24 бып.1 СБ7АЧ 1 290 0.12м-3 '

>

Металлоконструкции ‘

М-8 407-3-586.90-АС.И-14 Изделие М-8 2 67.4
МС-5* -2 6 Изделие МС-5 ^ 4 291 \
МР-9 -2 7 Изделие МР-9 8 165.41Г
МР-10 -  26 Изделие МР-10 16 271
МС-3 -  26 Изделие МС-3 36 20.5
МС-4 - ы кзделие МС-4 в 15

ПС-8 Полоса 8x90 ГОСТ
103-76* L-180 18 10

мс-6 АСИ-1} Изделие МС-6 1 372
МС-12 0 22А1-Г0СТ5781-82"

1*640 18 19
КР-1 ACM-г г Каркас КР-1 48 134
КР-2 1 Каркас КР-2 4 156

1 0 6 A I -  Г0СТ5781-82"
1*200 392 0.04

2
. .. *• . 1*400 336 008

Бетон класса В25 — 1£н*

Привязан

ИнвЛ

4 07 -3 -5 8 8 .9 0 -А С 2

Начлтд.
Нжонтр.
Гчпстр. 
Начжр,

Раменский
Сацск
Ковалев
Шленаво

ш

Шс
2» *tf
*£Щ
г*«в»г

ЗРЭ 10(6) к8 с кабельным эта
жом и реакторными камерами 
(ЗР9 10-6x24 -ЖБ-5 Г2-КЭ-Р)

Стадия } Лист ' Листов

РП 23
Схемы расположения план ппк - 
рыпшя и перекрытия.(Вариант 
со сдвоенными реакторами)

СЕВ ЗА ПЭНСРГОСЕ ТЬПРОЕКТ 

Ленинград
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По оси А
по 36

ПО 10,32__
t O M b iz -t  07,17

По оси Б

по 36 по 2Ь
Ш б .Ь 1 2 -2  « < Т

по ОСЯМ 1иТ
v  36

[ 1.озо,ьи-1 ог 16
6000 р О 6000 

©  ®  ©

По осям 5,5*
по 56

sjsooJ *  К *
^ 3 ^  gcf 

u a o g  /£?
ПС-8

Пример установки закладных б стенах б помещении 
реакторных камер.

Спецификация к схеме расположения стенобых панелей

Марка
поз. Обозначение Наименование Кол Масса

едкг
Приме
чание

JT1C-1 1030.1-1 бып.0-3,1-1 ПС60.122.0-22-31_____ 18 1400 1Л2м3
ПС-2 ПС60.18.2.0-32-31_ 14 2200 2J3n3
ПС-3 1030.1-1 выл0-3~1-1 0060122.-22-36 4 1400 142м3
ПС-4 W30.1-1 бып. 0-3 1-1 ПС30.182£-62-56 4 1100 106м3

~ric-s~ W30.1-1 йып.а-3,1-1 ПСЗО. 122.0-6Я-56 6 730 0.71м3
ПС-Б _ 1.030.1-1 выл 0-3,1-1 2ПС6.182.0-Я-60 б^ 200 ОДЫ5
ПС-7 W30.1-1 Вьт. 0-3,1-1 ~ ЗПС41.1802.0-Я 16 200 02м3
ПС-8 1.030.1-1 бью. 6-3,1-1 ЗПС41.1202.0-Я 24 150 0.15м̂

ЛК-1 1.030.1-1 бып2-1~ шпкзо.ю-т 12 700 0.28м3
ПК-2 “ М И  ~был2-1 тз9~ю -т-1 4_ 800 0.32ц3
ПК-3 1030.1-1 бып2-1 1ПК39.Ю-Т-2 4~ т 0.32х3

Металлоконструкции ,

МС-1 1030.1-1.4-1-270 Изделие соединительное 114 026 .
МС-2 70.6J060£0 Изделие соединительное 40 028
МС-17 1030.1-1.4-1-320 . Изделие соединительное 44 0.41
МС-25 75.75.6.080.150 Изделие соединительное 8 1.03
MC-S 360.10.070J60 Изделие соединительное 14 Ю2
МС-20 40A0603S0 Изделие соединительное 12 038
МС-27 40.80.060. W Изделие соединительное 12 028
МК-1 Уголок 90x56x6

ГОСТ 8510-86,1*6000 6 402
МК-2 Уголок 90x56x6

ГОСТ 8510-86.1-3000 6 20,1
5С W30.1-14-1-330 Консоль опорная 4 122
22 1030.1-13-1-455 Лист 8x80x140 ГОСТ '

19903-74" 28 0.7
23 1030.13-1-456 Лист 8x140x140 ГОСТ

19903-74 " 8 м з
ЖР-2 407-3-5863Q-KM- Э Решетка жалюзийная Т'

ЖР-2 , 2 3152
МК-3 4407-3-586 90-АСJ4-19 Изделие МК-3 4 ъ

' ' '*'4'

См. бместе с листами АС2-б/ 7.

Схему устанобки и спецификацию марок Ив и И9 б стенах реакторных 
камер см. электротехническую часть проекта.

Начм/од.
Нмонтр.
Гигистр. 
Нач.гр.

Раменской
имиСацюк

Кобелев___
Шлеиава & ё ? - Uo4.1t

Привязан

ИнвЛ ^

4 О 7 -3 -5 8 8 .9 0 -А С2

ЗР УЮ (6)кв  с кабельным этажом 
и реакторными камерами 

(З Р У10-6X24 -Ж6-51-2-КЭ-Р)

Стадия Лист Листов

Р П 2 1

Схема расположения стеновых панелей 
ЦРарпант со сдвоенными реакторами)

‘СЕВЗАПЗНЕРГо с е  ТЫТРОСК Т‘ 

Ленинград

Формат А2
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Схем а р асполож ения  от верст ии д  перекры т ии
7Й7п ' m e ~~fSQQ k 7S0*Sr\ JW на так 31SQ Я  

на mok t€Oo р

С п е ц и ф и к а ц и я  к  с х е м а м  р а с п о л о ж е н и я  мет оллоканст рукцу*

С х е м а  р а с п о л о ж е н и я  м е т а л л о к о н с т р у к ц и й  £  р р к р б /т и и

на тон t£QQ#
мл-3

ро на О ГМ. ~W с одинарным реакторами  
7Sp )р  -2 '2 3 0 _ 7р>я& ^вщ _7/1__са с&^оанны^а^ejaH/r>Q 0^±(/_

'j^ J lS .S y M S S ^ td  _уиирцу.7» с одинярм . т и  f ie o v r c p e n u l

. 7У  jpes j  noS\ 7р* ю $ 'y tospsp со сдвоенными р еа к то ра м и

С х е м а  р а с п о л о ж е н и я  м е т а л л о ко н с т р у кц и и
для освещения

0 >

I
Gy

f = ч
1. —-д-——f 

1 |L l{_  р Г Г Т ] t 11 1 Н—г  I г  11Ту 1 I ‘ 1 , 1if |Г * " Sr t r  г  ' н-з аи
Щ И* \

ч-н——--------г s r i
пп-̂

5 / '
МО-30„ L  2*лоо »j

w f
m-S*\

tr- - :...z=3

r ~ i i
i I1 ' » I : : L --.b rJ ,

i U T 1L r z z l -  tt---- и 1 .. -

Марка,
ЛОЗ Обозначение Наименование Кем. Масса

ед.кг
Приме
чание

мп-з 407-3 - б96. 30-ЯС.и -Н изделие м л -3 ___ 2 6.2
МП-if * Йг изделие мп-Я S2 1.3
МП-S Уголок SO*SO*S fbcrSSOS-86

е* юоо - 377 /04м
МП-6 Швеллер 12 ГастЗг 40-83

е*юоо - 10.4 /26-SJL.
МП-8 ACM-А изделие мл- 8 6 4.S
МП-2$ ' -/J изделие мл-23 i t 33.7
МП-26 Л и cm С Гост13303 - 74 0

S= ISO* ISO к 40 //
МП-27 Уголок 7$*7б*$-Гост

8S03- 96 С *1700 4 /17
мл-зо Т о А с е__ С* 4S00_ Л.
АП-23 <ЬгО AT- rocrS78h Л?*

е -  гг$о и 3.1
/г1'-*

ГР-1 Гост 1933- во* Асбест о цементные
труф/ф 100 С - Г70 2S1

Парки мл- 3  исполбзодатб как  Лб/м грузолодгем-
_ ' мл-4 J ^ _
ш<Л. -w oo ност бю  до $ О и  к г

©  © © (SJ

.<ЙАи .

С » . £мест& с  лист ами АС& - 88;Ш ;г9

0

Схема расположения металлоконструкций
для пропуска кабелей

на Отм. з. озо

Схема расположения металлоконструкций £  полу 2 *°зто?ка
J  л аг?-р* на отм. зозо  „п:$

, -Kn/f’dS
Vw-6 ГЮ-5

\m -26
шаг-юоо

уП .
Ноч.отд. ГЬменскии 't t ) &JT •<

Оиксорь
Саиюк *М

tos>f*
iDMtt

ПриКлзан

шги

ЧП1-3-5ВВ. ЗВ-ЙС2

}РУ ю{б)кВс кабельным зтанеом Стадия
кторнь Iпи каперами 

%РУШ -б*г* - ЖБ -S1-P- кэ-р)
Схемы расположения ат̂рстиш ССВЗЯПЭНеРГОСЕТЬЛГООПи металлоконструкции Кпет аллоконструкции
покрытии и перекрытии

РП
Ячст.
гг

Ленинград

КопирЛОЛ̂ ' Формат Яд-



м .

1 -  1

г - г Вид по Л 3 - з  ' 4 - 4

S-S а - а 6  ~£

1. Марки МП - 3 ; /?/?- 4/ /7/7 - у  * ладь /Валуб на цемент
ный раствор да устройства чисто/х полоВ.

«?. Марку пп~& приёаритб к закладной \  колонны на 
Высоте 800мп от пола 1 ~ этаРса.

3 . В ы ем ки  В  с а н т е х н и ч е с к и х  п л и т а х  з а п о л н и т ь  ка р а м - 
$и т о & /м  г р а в и е м  j> - bOQ ***/»* до отм. 3.030.
См. Вместе с лист ами JKP

Прибззан

Он{.U

Нач.втЗ
it контр 
Птапр
UeLVb.

foaensB&
Сацюк
Ко6але&__

UgfNdsL

/О
*ий

у»4*у-

tpofft
тли
ИбЛ.

Ч01-3-5В9. 30-ЙС2

ЗРУЮ(б)х В с кабельным втазком 
и реакторными камерами
(зру }Q-6*aif-3ks-si- г-кэ-г)
Схемы распа/мнсснийат&ралш 
и металаоконструкц/ий С покрыпк U  
и  п ер е кр ы т и и . С в ч ен up /-/... 6-6

Стадил Лист Листаб
РЛ 33

т м ж р ю с п т т
Ленинград

ко пир. / Ь у - формат ЛС
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С хем а  располож ения  к о н а л о В  и приямкоВ  
( В а р и а н т  со  с&Военними реакторами]

ГА£ 7Р-/ TP-t

яп-н

яа-31
С х е м а  р а с  п о л о ж е н и я  конолоВ и приямкоВ

„ ©П / г а н ц
ла-и

( вариант  со cdвоенны м и реакт орам и)
по к р ы т и я  к а н а л о в  и приямков

— d f-  "Т|Г*

<S>

J
_ S Z Z Z S — S -

woo

( Вариант  с  одинарным и реакт орами)

_________________________________________________ \m  \
Спецификация к схемам расположения каналов и при ян ко/
Норка,

поз. Обозначение Наименование Кал.
Масса 
ед., кг

Приме
чание

Н-9 i0T-S-59B.90-flC.U- К изделие м-9 - Ш 25. Йн
м-1* ОзОелие н-1* — 19 69./н
Н-/2 Чгвш 75*75шВ ПХТШ9-88

(•ЮЗО ...... 6 М
М-15 Ут ккт т т пспт м

(•2*00 1S

Cffotmie бетонные и железобетонные. &леценты
ФБС ГОСТ 13579-78 ФВС9.УВ-Г 87 350 О.Ябм*
П10.5 злоп- 157(ып.(..... Плита П10.5 зе Ц 0.029*3
гч ГОСТ *2*8-76*

Л сбесто цементные доски
-i00-tf00*sna*2f Гб 43.2

ТР-1 ГОСТ 1839-80 ДсдРстоиементные трибы
»юо (ч *о 90 —

TP-S (•*00 ч —

ГАЗ (•то В

Материалы
Бетон класса ВЮ - — 21.8*3

См. Вместе с листами ЙС2-
Принтам:

UnB.m

К532В/Ь
н.контр
гипстр.
HQ4.1р.
ож.

оненсшЛ
Сошок _ _

poetIfei
ШпеноСа
Bopofiefa

\ Ы .-JhubTJ
~4iSju

aas
‘tpojr

U07-5-588- 90-ДС2

ЗРУ 10(B) кВ скабЪлштзтожон 
а  и реакторными камерами 
У№ 10-& 2*-ЖВ-5Г —

ерами
■ г-кз-я)

Схемы расположения канала̂  
ХприямкЫ и асбестоцементных 
\3QCok 8ко6Ьл*нйн помещении.

Ставил Лист Листа!
РП 50

СШйП9НЕРГ0СтПРО1К Т
Ленинград

Кппип Палке Фопмаю-.Я?





4
Монолитные участки фв/

з - з
Асбестоцементные доски 

б*г$
ФР

-ШО
Ik

6QQS0Q г 8 00

■ о т
J T -  — ^

ш
J£££_

-0.300

Спецификация элементов к схеме расположения маналаб
Марка, 
п аз. Обозначение Наименование Кол.

Масса, 
ед.,кг.

Ирине*
чание

<Р5/ ГОСТ /3579-78 ФБС9.5. S- Т SOS SSO 0./45н*
952 ГОСТ/3579-78 ФБС9. 4.6-Г ВО ПО 0./95нл

/7/ ГОСТЫ 8-84 /ПБ/3-i гз £S 0.0/ н*

!!1

Бетон класса ВШ - 37.S м*

i. Под днищем коналоб устройSbmi песчаную подготовку 
толщиной ЮОым.

£. Блоки <Р5 уклады Воть но бетоне класса B7.S 
3. Монолитные участки Выпалня mi из бетона класса В to.

См, Вместе с листами ЯСВ-ьуи Привязан:

Uне. не

ш -з-ш яо-лег
с кабельным этажом

ш ш т т т ж
(варианте одинарными р секторами Ленинград

Ыадия Лист Листав
РП &
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Шпфнтиыи пол &2S с экелезнвниеп-30 мм
Я с б е с т о и е м е н т н ь  / е Я о е х и / Р :< Х » П

&, t L — — it 7

_______________________ и
С п ец и ф и кац и я  к  схем с  располож ение асбестоцементных дяж

Марка
/»$.

Обозначение Наименование Кор.Масса
едет

Приме*
чан ас

Л  с бест оценен пнб/е доски
— ГЬст 4248  - 78 * - т *!о о ч г о о *г $ 3S 43.6

i. Раскрои асбестоцементных досок производит6 по 
месту.

Я. По Арку асбестоцементных досок дыполнитб поя 

по детали м д *

Смi вместе с листом ЯСР-32

На* о т #.
N. контр.
Ллксу
HtCLAp-

fatexckut
Ссщюк

WJl&ioic

1 S «.
А>*П1 
с*.<*г

ОсиКелон

инбн

Ч01-3- БВВ. BB-RL2
'РУЮ{б)*В с кабсАбНип зтомсо» 
и реакторными камерами
(зрую- б*г* - ms- i>  г- хэ~р)

CmsttkrAArcm Листов
РГ) 33

реактуропи.'HqpHi
С ,

СЕбЗАПЭНЕРГОСГГЪЛРСШ 
Ленинград



1691

Схема р а с п о л о ж е н и я  к а н о л е #  

Ъ

Схема расположения асбестоцементных досок.

Асбестоцементные 
доски (f* BS

4- ____ ±
1

г 4550 . tuso
■ БОСО _

i - i Асбеста и ементные 
доски 6 * 2 5 4

(гп
©

3 — 3

I ’

-£jgg„

-teso

5 -  5

а\ х1Г
- м .  I Д . т  м w и?

1 1 Г 4. 1 ч\

<ф *2
г

а — (7

Цгнр»ты/и пал 825 с жел ез нем ue^-JM  ну 
Асбестпцементные доски.____________S*_j5*J±.

Спецификация к схеме расположения канолой
Марка,
nos. Обозначение Наимено8ание Кт.

Масса
ед̂ кг.

II

ФБ1 ГОСТ15579 -78 Блок Ф6С9.3-Б-Т _т 580 ОМбн*
Я>62 ГОСТ 1SS79 - 78 Блок 9>6 С9 .4.6-т *8 470 0./95нЛ

ГЫ ГОСТ948-84 1 1 V* Ч 1 25 O.OtH*

Асбесток ементные доски.
— тс П 2 48-78* -  400*800* /200*36 7 45.6

Материалы
Бетон класса 840 - Н4м*

f. Раскрой асбестоцементных досок проиъбодить "по месту. 
В. Монолитные участки Выполнять us бетона класса в /О.
5. Сод днищ ем  комоло8 устраиёать песнону/с подготовку 

толщиной 100 мм,
4. По 8ерху осбЬстоцемемтмых дзсок выполнит* пол по 

детали * Я*
5. Блоки Ф6С уклады 8ать на Бетоне класса 8 IS
в. Фундаменты под реакторы ФР ом. лист АСг-/д

См. вместе с листами РСВ-45/ f i .

При8*зан:

Uni.H*

Ш-3-588.90-ЙС2

ЗРУ/0(5)к&с кадЬтш/н этажом 
и оеакторны ми камерами 
(№ ю -Б *г ь  - ж б - 5 3 - е - х э - р )

Стадия I f  ист ЛистоТ

Схема расположения каналы Ci 
{реакторных ко мерах (Сари -  ( 

ант со сдвоенными реакторами

РП 54

'тяптегосньпрот 
Ленинград
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Спецификация к схенерасположения неталлосонструкций
Марка,
Поз. Обозначение Наименование Кол.

Насса
вд1 кг

Приме- 
чание

М-35 407-3-586.90-ММ <4ШБелое М-35______
Лист Б тс гт о з -п  *

— г г 54.0н
н -зб -

S*495*3000 16 7OJ0

Устройство чистых полов См. лист /9С2-5

Провялим:

Ш Ш

4 07-3- 568.90-Я 02

ЗРУ/0[6]к8 с кабельным этажом  
и реакторными номера ни
ФУЮ-$*М ~ЖБ ~ JH- Р-КЭ-р)

Стадия Лист Листов

Схема расположения металло
конструкции для транспор -  
тиросли обЪрцдомия________

РП 36
сшшмртсттткт 

Л ени нград

п. СР**̂ ~— о г

Спецификация к схеме расположения колонн, ригелей и балок 
______ ( вариант с одинарными реакторами). ^
Марка,
поз. Обозначение Наименование Кал.

Мскха
ед.{кг

Приме-
чание

Колонны
к-7 ЦП-ъ-$8Б.90-де.и-г гкБо*лг-г./-я 6 т о 4.55н»
к-г -3 гквоь. *2 -?./-5 г 3880 1.55н *
КЗ -м гхБ04лг-г.1-в г 388Q 1.55м*
/С-4 - 5 2KSD4A2-2.1-Г 1 3880 1.5дм*
К-5 -6 2X604 42-21-й 1 3880 1.55М*
К-6 - 7 2КБ04.42-2.7-Е 3 3880 7.55м*
К-7 - 5 2ХБ04.42-2.1-Ж 1 3880 1.55м*
К-9 - з ' 2ХБ04Л2-2.4-Х 3 3880 1.55м*
К-В - 5 2КБ04.42-2.1-U. 1 3880 1.55м*

Ригели
р-1 {.020- 7/83 fun. 3-{ Р/4П4.56-70 Йг 2 fs 2SS0 1.02м*
Р-2 7020-1/83 tun. 3-/ РОП 4.S6-S0 6 ЯШ- 0.94м*

4

5-3 407-3-586.90-КМ-24 Балка 5-3 4 gum

Спецификация к схене расположения колонн, ригелей и бЬлок. 
______ (вариант со сдвоенными реакторами/
Нерка, 
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса 
ев.,кг.

Приме. 
чание

Колонны
К-< 407-3- 586.90-ЙС. U—2 2X604.42-2.4-8 JL . 388Q 1.55м*
К-2 -3 РК504.42-2.Г5 г 3880 4.55м3
К-3 -4 2КБ04.4 2-24-8 г 3880 1.55н*
/Г-4 -S 2Х604.42-2.1-Г г 3880 1.55м*
К-5 -6 2Х604.42-2.4-Л _2_ 388Q 1.55м»

К-7 -8 2X604.42-2.4-Ж 2 3880 1.55м*

/С-8 -S 2X604.42-2.1-U 2 3880 1.55м*

Ригели
Р-7 7.020-4/85 fun. 3-4 Pan4.56- 70ЙТУ 8 8550 1.02 м*

Р-2 4.020-4/83 fi/n.3-4 РОП 4.56-60 8 2350 0.94м*

5-3 407-3-588.90-КН-Ч Балка 5-3 г 215,2

См. вместе с листами РС2- Во/21.

Привязан*.

UhIHS

_ И. КОнтр 
" Гйпстр 
. Ш-лр̂  
.Чертщ

Роменски ц\ i

Ковалев 
Силенов.
Ry&stiai.

4-07-3-588.90-Я С2

ЗРУ10/6)кВ с кабЬлтш этажом 
и реакторными камерами̂

Схемы расположения колонн, 
ри селей и дало к. Спецификации*

РП%\ 3 6  

cmtnsHerrvcEnnpQEKi 
Ленинград

Копив Полке Формат: Л 5
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки ОВ

Лист Наименование
♦

Примечание

1.2 Общие данные
5 План на отм. ОЛОО. План на отм. 3.100 между осями А -6 .

Вариант с одинарными реакторами.
4 План на отм. 0.000. План на отм. 3.100 между осями А -Б .

Вариант со сдбоенными реакторами.
5 Разрезы 1-1, 2 -2 ,3 -3 .
6 Установка Р й, 2 х, 3х, и 4хэлектропечей.

Плои -  схемр

Вариант с одинарными реакторами Вариант со сдбоенными реакторами

24000;

( 5  5  ©  S  3 ) 6  ' (Ь ' 1 )  6  <i>

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Прилагаемые документы

4О 7-3-588.90-О В.С0 Спецификация оборудования Альбом 6
407-3-588.90-0BSM Ведомость материалов Альбом 7

Ссылочные документы

СериI? 1.46 9-7 Покрытия зданий с крышными вентиля-
тарами для бес фонарных зданий и зданий
с зенитными фонарями.

Серия 14 9 4 -27 Воздухоприемные устройства с подвес-
ными утепленными клапанами.

‘ Серия 5.9 0 4-13 Заслонки воздушные унифицированные
для систем вентиляции.

Серия 149 4-30  В 1 Установка и крепление осевых вентиля -
торов на кронштейнах.

Серия 5.904-38 Гибкие вставки к входным и выходным
отверстиям вентиляторов.

Серия 5.904-4 Двери и люки для вентиляционных камер.
Серия 4.9 0 4-27 Узлы воздухозабора

Удостоверяю, что проект соотбетстбует дейстбуюшим 
нормам и правилам, а эксплуатация сооружений с пожаро
опасным характером произбодстба безопасна при соблюде
нии предусмотренных проектом мероприятий

Глабный инженер проект  &  Ф °мин
Глобный инженер проекта

______ прибязыбаюшей организации__________________

Привязан
‘

Инд. к  j,

407-3 -588.90  -  ОВ*
Л

Начмтд. Раменский 07.91
Нконтр. Ломоносода <Ldu-, 07.91 ЗРУ Ю (6к8 с кабельным этажом и 

реакторными камерами 
(ЭРУ Ю -бх24-Х Б-51-?-КЭ -Р )

Стадия•- Лист Листоб
ГИП Фомин 07.91

Р П 1 6Гпхпец. Лроье 07.91
Нач.го. Каргюб 07.91 Общие данные 

( начало )
СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ 

Ленинград
Инженер ХеОстбер т к 07.91
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Характеристика отопительно-вентиляционных систем
)базю-
чение
:исте

мы

Кол
сис
тем

наименование 
обслуживаемого 

, помещения 
(технолагическаго 

оборудования)

Тип
цетанов- 
ки. агре

гата

Ьентилятоп .  -У ш п а Ш ель
Примечаниещ -

оэсьюоЗаШПШ
№ шнгняние

1,
м5/ч %

*
обШ

Тип,
jcno/меие по 
взрывозащите

N
кВт

п.
об/мин

81 1 КРУ Ж )  кВ ВКР4 00256 4 I - 2910 ш 890 4АА63В6У2 025 890
ВЕ1 2 Кабельное помещение естеств энная 4070

т Помещения реактор-
ных камер

4 РБГ-10-1600-0,14 осевой №300 4А Ш , 4А71А2 075 2840
4 Р6Г-10-1600-0.20 осевой №300 6,ЗА 75Ш . 7 - 4А71А6 057 910

РБГ-10-1600-0,25 • -850С -5
4 РБГ-10-1600-0,35 осевой №•3005,ЗА 9200,'щ20. 4А80А4 V0 1420

РБГ-Ю-2500-0,14 ЛООС -14
4 РБГ-10-2500-0,20 осевой №-300 8А 15000.J 14- 4А80А6 Q75 915

- РБДГ-Ю-2500-0,25 17500. -7
4 РБДГ-10-2500-0.35 осевой №-300 8А 18200ч34- 4A100S4 3,0 1435

РБДГ-10-4000-0,10 J23O0L J25
4 РБДГ-Ю-4000-0.18 осевой №300 10А ш M100L6 22 950

2 РБСГ-10-2х1600-0,14осевой №300 ЬА 15000. 14- 4А80А6 5 915

РБСГ-10-2x1600-020 17500. -7
РБСДГ-Ю-2Х1600-025

/
X?

1

v 'V j 1 2 РБСДГ-Ю-2х16О0-0г55 осевой №300 в \ 18200т34- 3,0 1435
•■4»' —

РБСДГ-Ю-2х2500-€, 14
-----V

л з т J25
2 Р6СДГ-Ю-2х2500-0Л осевой №•300 ЮА Ж К 4A100L6 2,2 950

Основные показатели по чертежам отопления *

Наименование
здания

(сооружения)
помещения

Объем.
м

Периоды
года
при
tH%

Расход тепла, В т (ккал/ч) ,

на
отопле

ние

на
венти
ляцию

на:
горячее 
водосна
бжение j

Общий,
КРУ Ю(5)кВ 606 -20 Щ ш -

ж
КРУ 10(6) кВ 606 -30 ^0 9 5 0 -
КРУ 10(6) кВ 606 -40

Ш

Воздухообмень? и тепловыделения реакторных установок

т
т Тип реактора Мощность

кВт
Тепловыделения

ккал/час

количество вазбахс 
tnp*35 %;tyxm4o% 

Ы-Ю% 
м3Аас

1 РБГ-10-1600-0,14 18J  • 15738 6011
2 РБГ-10-1600-0.20 22J5 19350 7390
3 РБГ-10-1600-025 1! 24.9 21414 8178
4 РБГ-10-1600-0,35 330 28380 10839
5 РБГ-10-2500-0,14 33,0 28380 10839
6 РБГ-10-2500-020 42J0 36120 13733
7 РБДГ-Ю-2500-025 48,3 41538 15865
8 РБДГ-Ю-2500-0,35 61.5 52890 20200
9 РБДГ-10-4000-0,10 55,5 47730 18230
Ю РБДГ-10-4000-0.18 83,1 71466 27296
11 РБСГ-10-2х1600- 0.14 34.5 29670 11332
12 РБСГ-10-2Х1600- 0,20 42,5 36894 14091
13 РБСДГ-Ю-2Х1600-025 50,1 43086 16456
14 РБСДГ-Ю-2Х1600-0.35 66,0 56760 21679
15 РБС&Г-10-2x2500-0,14 67$ 58050 22171
16 РБСДГ-Ю-2х2500-020 96Л 82818 28756

Общие указания

t Проект разработан на 3 режима наружного боздуха для холодного периода минус 20% 
минус 30% минус 40%

Z  Температура боздуха в помещении КРУ в холодный период года автоматически поддер
живается минус 20% на период ремонта *5% б рабочей зоне *10% за счет включения 
вручную электропечей.

3  Проект разработан в соответствии со строительными нормами*и правилами:
а) СНиП2.04.05-86 “Отопление; вентиляция и кондиционирование воздуха“.
б) СНиП2-09.04-87 “Вспомогательные здания и помещения промышленных предприятий“.
в) ПУЗ изд 6 Правила устройства электроустановок*.

4. Кабельное поещение не отапливается.
5 Корпуса электропечей после монтажа заземлить.
6. Монтаж систем вести согласно СНиП 3.05.01-85 “Санитарно-техническое оборудование 

зданий и сооружений. Пробило устройство и приемки робот9.
7. После монтажа все металлические части систем окрасить масляной краской.
8. Тепловыделения определены при 100% нагрузке но реакторную установку.

4 0 7 -3 -5 8 8 .9 0  -  ОВ
Начлтд. Раменский 07.91

Привязан Нкантр, Ломоносова 07.91 ЭРУ 10(6)кВ с кабельным этажом и 
реакторными камерами 

(ЭРУ 10-6x24 -ХБ-51-2-КЭ-Р )

Стадия Лист Листов
ГИЛ Фомин 07.91

07.91 РГТ 2Глхпец. Лцръе
Начло. Карпов р7.91 Общие данные 

( окончание )
ТЬВЗА ПЭНЕРГОСЕ ТЬПРОЕК Т‘ 

Ленинград
Инженер Хействер W 07.91

•Формат А2
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План на отм. 0.000

Юн°С -2& -3(f -а ?
25° - - 4
♦5е 3 4 4

-30е-40
- - 4

к о 0-30° -40
3 4 4

20■-50ечс*

2 4 4

План на отм. 3.100 между осями А -В
Вывести на / этаж до 
отм. 1500

-20е-30е-40
2 2 3

2. Монтаж установок вести согласно СНОП 3.05Д1-85.
3. После монтажа Осе металлические части окрасить масляной краской 

за 2 раза.
4. См. вместе с листом 00-5.

U ----------------------с г
Лебедка

ГГ
Д у20

Помещение КР$ 10 (6) кВ 

______________ □ ______

Канат стальной & 4,5 мм,

i f "  Is l  ~ fs
I з.юо

и

z m L

щ

-20е-л ? -40
2 4 4

@  ^2 0 -3 0 -4 0  
2 2 3

ftrumd.
Нжонтл
ГИЛ
Г л с г т .

Раменский
Ломоносова
Фомин
te g .

'^ L l .
dtp АНл

0 7 .9 1

0 7 .9 1

0 7 .9 1

ПриОяэан

ИнбЛ

4 О 7 -5 -5 8 8 .9 О-ОВ

ЗРВ 10(5) кВ с кабельным этажом 
и реакторными камерами 

(ЗРУ 10-6x2 А -ЖБ-51-2-КЗ-Р)
0 7 .9 1  План на отм. 0.000. План на отмг 

3.100 между осями А -6. 
f Вариант С одинарными реакторами )

Стадия Лист Листов

РП

СЕВЗАЛЭНЕРГОСЕ ТЫ1Р0ЕК Т‘ 
Ленинград
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План на отм. 0.000

(Ъ 6000 )  6000 С0 6000 ©
— — - - - - - - - L( ? ) - - - - - - - - - - - - - - - - - ч-1 С» — 1 S T  t t -

Юн°С -2<F 317°-4(f
25° - - 4
*5° 3 4

-2Cf -3(f -4(f
- - 4

-2tf -3Cf -4СГ
3 4 4

<$>

-2(f -30е-4СГ
2 4 4

План на отм. 3  100 между осями А -В
Выбести на I этаж до 
отм. 1.500

-2tf -3Cf -4(f
2 2 3

Г

щ

8 i
Г  | ^  i Помещение КРУ 10 (6) кВ

L . ' Z - V g -

T J

5.100

И . И

<5
Я Ш .

-20s-3(A4(f
2 4 4

-21T -JO0-4&
2 2 3

М

1 Вытяжка из помещения реакторных осуществляется через жалюзий
ные решетки (см. строительную часть проекта I 

2. Монтаж установок вести согласно СНиП ЗЛ5.01-85.
3  После монтажа все металлические части окрасить масляной краской 

за 2 раза.
4. См. вместе с листом 0В-5.

Привязан

ИнОЛ

4 О 7 -5 -5 8 8 .9 О-ОВ

ЗРУ 10(6) кВ с кабельным этажам 
и реакторными камерами 

(ЗРВ10-6Х24 -ЖБ-51-2-КЭ-Р)
План на отм. 0.000. План на отм, 

5.100 между осями А -6. 
t Вариант со сдвоенными аеакторатг)

Стадия

РП

Лист Листов

VEB3A ПЭНЕРГОСЕ ТЬПРОЕК Г  
Ленинград

Формат А 2
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Вариант с одинарными ре акта рана Вариант со сддоенными реакторами

Таблица 1

2-2 5-3

N
п/п Тип реактора Отбоб

Bit! А В Тип проема для 
Вентилятора

1 РБГ-10-1600-0.14 400 580 600 1
2 РБГ-10-1600-0,20 630 810 840 f
3 РБГ-10-1600-025 630 810 840 /

4 РБГ-10-1600-0,35 630 810 840 #

5 Р6Г-10-2500-0,14 630 810 ' 840
1 ч

f
6 РБГ-Ю-2500-020 800 980 1140 IV
7 РБДГ-10-2500-0,25 800 980 1140 N
8 РБДГ-10-2500-0,35 800 980 1140 V
9 РБДГ-10-4000-0, Ю 800 980 1140 V
10 РБДГ-10-4000-0.1в[ 1000 1180 1380 VI
11 РБСГ-Ю-2х1600-0,1 800 980 1140 (V
12 РБСГ-Ю-2х1600-0,20 800 980 1140 IV
/J РБСГ-Ю-2Х1600-0Я 800 980 1140 (V
14 РБСГ-10-2х1600-0,35 800 980 1140 V
15 РБСДГ-10-2x2500-614 800 980 1140 V
16 РБСДГ-10-2x2500-0^0 1000 1180 1380 VI

40 7 -3 -5 8 8 .9 0 -0 В.

Привязан Начмтб Раменский 0731 ЭРЫ 10(6) кВ с кабельным этажом 
и реакторными камерами 

(ЗР9 10-6x24 -ЖБ-51-2-КЗ-Р)

Стадия Лист Листов'
Нжантр. Ломоносова 0731 РП 5ГИЛ Фомин 7731
Глхпец. Лурье / 07.91

Разрезы 1-1,2-2.3-3. ’СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕХТ
Ленинград

Инженер Хействер 0731
ИнбН
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Типовой проект 407-3-588.90

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293799/4293799145.htm

