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В едом ость рабочих чертежей

Jo cm Н аим енование Примечания

/
2 12

13
14

Общие данны е (начал о)
Общие данны е (продолжение)
Общие данные (о ко нч ани е)
Синхронный компенсат ор 
Распределение постоянного и Выпрямленного 
т ока С хем а полная

15 Синхронный компенсатор 
распределение переменного т о ка  380/220 в 
и АВР собственных нуж д Возбуждения 
С хем а полная

/6-22 Синхронный компенсатор 
Автоматическое управление 
С х е м а  полная

23 24, 
25

Синхронный компенсат ор 
Ц епи переменного т о ка защ ит , измеритель
ных прибороВ и АП В 
С хем а полная

26 27 
28

Синхронный ком пенсат ор  
Ц епи  постоянного т ока защ ит ы  
С хем а полная

29 30 
3 /3 2

С инхронны й компенсат ор  
С игнализация . С хем а полная

33 Синхронный компенсатор 
С хема силоВых цепей Возбуждения

34,35
36

Синхронный компенсат ор 
Управление, защ ит а и сигнализация  
Возбуждения С хем а полная

37. Синхронный компенсатор 
Регулирование Возбуждения 
С хем а полная

38 Синхронный компенсатор 
комплект защиты ротора от зам ы каний на 
землю В одной точке типа К З  я  ~з и з у -  2 
С хема подключения

39,40,
4 /4 7

Синхронный компенсатор
Управление и абтоматина злектродВигателей
насособ масло см ажи
Схема полная

Проект разработ ан б соотбетстбии с  
действующими нормами и  пробила ми

Глабный инженер проекта 0 7 * 0 ^  Ф  н Рыбкина

Леею

43,44,
45

4 6 4 7

48

49

50.5/
52

53 54, 
55

56.57,
58,50

60.6/
62,63

64,65  
66 67

6869
70,11

72,73, 
79 7S

76

Ведомость рабочих чертежей

Наименование Примечания

Синхрон нот компенсатор
Питание и сигнализация Водородной
установки. Схема полная
Синхронный компенсатор
Схема установки технологических прибороб
абтоматики и  измерения.
Синхронный компенсатор 
Цепи сигнализации контроля температур 
Схема полная 
Синхронный компенсатор 
Схема рядоб з а ж и м  об панели темпе
ратурного контроля 
ЛанелЬ упрабления б блоке СК G C /(G C 2)
ЗЛО 1062/1-87
С хем а полная соединений рядоб зажимоб 
и общий бид - «
Панель упрабления на ГЩУ GC1 v GC2 
ЭПО 1067/1-87
С хем а полная, соединений рядоб зажимоб 
и общий бид
Панель абтоматики и сигнализации 
ЭПО 1 0 6 3 /2 -8 7
Схема полная соединений рядоб зажим об 
и общий бид
Панель защиты ЭПО Ш4/3-87 
Схема полная соединений рядоб заншмоб 
и общий бид.
Панель Возбуждения ЭПО 7061/1-87 
Схема полная соединений рядоб зажимоб 
и общий бид
Панель сигнализации неисправности бодородной 
устанобки и абтоматики маслосмазкиэпо т ф -м  
Схема полная соединении рядоб заж им  об 
и общий бид.

Панель температурного контроля ЭПО 1Ш  - 87  
Схема полная соединений рядоб заж им об  
и общий бид

Синхронный компенсат ор 
Ш ка р  АРВ Ряд заж им об

Я кмпф.
НачпТп
Е хл ж

ТЫктд
Pb/Jfum
Вертщнах ш

407-03-46787 Э С /
Устанобка синхронного компенсатора 

КС 8 ЮОООО-1/

Общие данные 
(начало)

Коюробол /У е / фермат А 2
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Ведомость рабочих чертежей ( продолжение)

Ласт Наименование Примечания

77 Пост газового управления 
Схема подключения

78,79 Синхронный компенсатор 
Схема выводов

80,61 Шкаф термоконтроля
Схема соединении рядов зажимов

82.83, Линейный Выключатель 2В
84 Схема полная; общий Вид и ряд зажимов 

шкафа Выключателя
85,86 Шкаф КРУ пускового быключателя /8  

Схема полная и ряд зажимов
87 Шкаф К Р У  Юн о трансформаторов

напряжения
Схема полная и ряд зажимов

88 Шкаф дренажного насоса 
Схема полная соединении рлдоб 
зажимоб и общий бид

89, 90' Синхронный компенсатор 1 Г (2 Г )
91 Журнал контрольных кабелей

3

Назначение и замена НКУ

Тип Н К У Н а зн а ч е н и е  НКУ Тил в наименование аннули
руемого *  нку

ЭПО Ю67/ /  -  87 Панель, Возбуждения
На паре ли располагается аппаратура управления,, лощить/ 
и сигнализации Возбуждения СК юоооо типа хс8*б0;
АВР цепей Возбуждения, быходные цепи защит от Внут
ренних помещ ений Возбудителя, реле контроля 
изоляции обмоткиротора. Полные схемы Выполнены 
с использованием нобой релейной аппаратуры у з  А 3 а

Панель 5ез5уждения 
ЭПО /№ /-7 8

ЗПО №62I t  -87 Панель упрабления 6  блоке GK Предназначено для 
упрабления СК 50600 или с к  юоооо из помещения син
хронного компенсатора. На панели предусматриваются 
измерительные приборы СК, сигнализация положения 
Выключателей, табло предупредительной сигнализации 
Логометр, щеточные переключатели и'панели подгоноч
ных кащ уш ек на панели не устанавливаются, т .к. 
ддд измерения температур не используются.

ПанелЬ упрабления 
бИ/юке СК GCt 1GC2}  
ЭПО W62 -  72

ЭПО 7063/2-87 ПанелЬ аВтоматики и сигнализации 
На панели удтанаблибается аппаратура автоматическо
го упрабления СК и аппаратура збукобой предупреди
тельной и абариимой сигнцлизации. Схемы оотолнены 
о использованием нобой релейной аппаратуры УЭАЗ’а

ПанелЬ автоматики. и 
сигнализации э/ю т з / / - & *

ЭПО 106413,4-87 ПанелЬ защиты . Схемы Выполнены с использованием 
нобой релейной аппаратуры ЧЭАЗ’а . На панели ЭПОЮбф87 
устанавливается аппаратура СК5Ш 0 ква f на попели 
ЭПО 1064/4 -8 7  аппаратура ск юоооо пва

ПанелЬ защиты 
ЭПО №64/12 -8 3

ЭПО /065/2 S 7 ПанелЬ сигнализации неисправности бодородной установки 
и аВтоматики масмосмазки. На панели устанавливается 
аппаратура управления насосами маслосмазки под
шипников и аппарат ура сигнализации' о неисправ
ности Водородной установки СК 50000 кЗа или т ооош . 
Схемы панели Выполнены с использованием новой 
релейной аппаратуры ЧЭАЗа и новой аппаратуры др 
Зцбодоб

ПанелЬ сигнализации

аВтоматики маслосмазки 
ЭПО №65,7, -8 5

ЭрО 1067/1-87 ПанелЬ управления на ГЩУ ск GC1 v GC2 
Предназначена для управления двумя синхронными 
компенсаторами с главного щита управления

ПанелЬ управления на ГЩУ 
СК GC7 и GC2 
ЭПО 1067- 78

*  Аннулируемые т у  снимаются с производства 
после разработки и оф ени я заводами вновь 
разработанных НКУ

Схема выполнена на ластах 2-!2

407-03- 467. 87 ЭС!
УстанвВна синхронного компенсатора 

КСВ /потоп

Общие данные 
(  продолжение)
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M a .с т о я щ и е  ти п о в ы е  гнипериопы д л р  п р о е к т и р о б а п и р
Усгпаноёка. с.ин*ьонн01х> компенсатора. кСЪ- iqoqoo 11" 
выполняются по пгсину типовпио проектирования Госстроя СССР
U  я в л я ю т с я  гг гр ераЗспг) к о а  ЛльЗом а ( У , УпраВ/гСииС О. рпихцл^ти- 

Ко ^Сигналы salmis#) За шпиона и  боэ^Ануение * проекте? N407^0-3^/72 
П ер ер а б о тк а  проекта Вь?$ в о н а  с ;

-  ёвеуСниеии. С о/. OL 8 6Ъ. НО вою ГО С Т 609 - <9у 3Uq  Ш Ы чьи, 
эяектрипеские Вросце»югци есл . Компемса тор** синхронные, 
авщ ие. т е х н и ч е с к о е  уСлоВи f?tl/(S$C***ен 7~ОСТ бО Л -*tS),
В котором.. ■ .'ip,..4p>j*.:'tf»VW rnx\ « f а .:..V- ' ><чЗм)'а ,т,ы комлен-
С о то р ы  с ёодороднь!МЬк>ы /и* f,<< у с т р о й  cm  С они  

fc°Hmpa/rP т&иы.г>ера ягуары <эЬматки схя:ты С ной СтОылл.
СКруСчничса. С т а т о р а ,  о  £о<уорс>уо- с р к .и и С тр о ч ,и е й  
Ucc уриоёня и  cuzHOucu^Otjueu с  нреВмние^сиии д о н е с т и  
М ^ у  т е ы и п е р с * т у р ;

— н еабходыи̂ осуууьнЬ пeftep а. 5о ткис НКу а&тсииатыкы.
Ьлъноtuâ OL̂ uu.̂  ju сци ты  ̂ Вед Уунл^&нил t jubacjk>c~u.o$kt̂
(2 с-Ь'яъи с  Выпуском. Новой р епе й н о й  а п п а р а т у р а  7,ЭЛЗ'а. 

Sn\tt ...(. -j •/>( • i, ( 'tV 'N  реие. но. рл~ск. П Р у  ~SM .

Проект вбтолняется из условия подключения 
СК- блоком к ббмотке /ОкВ автотрансформатора С
высшим напряжением ЗЗП-500*В. 
возбуждение Ск бесщеточное реверсивное. Пуск СК- 
-реакторнЫи. Пусковой вбгключателб ти п а  ВМПЗ - /О 
но номинслЬнд/и ток 3000А и номиналбнбю то к  о т 
ключения J /  5к А. Линеинбги 6б?клю чотелб типа  
'о * ;'v ' но номцнолбнбш т о к  6300А и номиналб- 
нЬ/и ток отключения SO к А,

В  состав проекта входят-
— полнбю схембг управления, автоматики, с йена- 

/
ли за и и и и измерении;

—  Полндге схем6/ защ итбг;
— полнб7е схемб/ возбуждения)
— схемы распределения постоянного тока 2206 

и переменного тока 380/2203 в  Здании синхрон
ного компенсатора;

— срасадб/, рядб/ зажимов и, поеные, схе
мб/ электрических соединении низковолдтнбгх 
комплектнб/х устройств, и/косров втегшчнб/т 

соединении и панелей)
— схемб/ иряд бf Зажимов вб/во - 

дов СК, ячеек вд/ключотелеи, трансформаторов 
напряжения)

— журнал контролбнб/х кабелей [без указа
ния их протяженностиJ.

I  //правление и  а в то м а ти к а
/ лис тб/ /8+22 )

Управление синхроннб/м компенсатором предусмат
ривается с главного Щ ита управления (Ги /у ) и  
из здания синхронного компенсатора.
9 т  об б7 недопуститб одновременную подачу импулб- 
са на „пуск * или ,  останов и синхронного компенса
то р а  с ГЩ У и из здания С К в  схеме предусмат
ривается переключатель П32 выбора места управ
ления синхроннб/М компенсатором.

Пуск синхронного компенсатора разрешается. 

толбко при о тс утс тв и и  действия защ ит о т  внут
ренних повреждении С К\ о т с у т с т в и и  неисправности 
системб/ возбуждения и системе,/ водородного охлажде
ния, при соблюдении даннб/х условии на ГЩ У и вздании

СК работает световая сигнализация готовности  
к пуску (го р я т  лампбг Л Г и  ЯГ/).

При подаче команд б/ п пуск”или „  останов * 
все злементбг схемб/ автоматического управления 
синхронного компенсатора, ( маслосмазка; охлажде
ние, пусковой и линеинбги выключатели) включаются 
и отключаются автоматически в  необходимой 
последовательности без участия дежурного 
персонала

При пуске СК срабатб/вают пусковд/ереле РП/, 
РП2 и самоудерживаются на контакте реле РП/.

Контакт реле РП/ подает напряжение на об
мотку реле РБ/ Контактб/ реле РБ/ включают 
электродвигатели насосов маслосмозки и  водяного 
охлаждения. К о н та к т  реле РП2 подготавливает 
цепб включения пускового выключателя /в, 
которЫи включается при наличии охлаждаю -  
щей вед6/ и появлении струи масло Включение 
линейного выключателя 2В происходит при раз
вороте синхронного компенсатора до подсинхрон- 
нои скорости и снижении его пускового то ка  до 
Заданной величинбь

Пусковой то к  контролируется реле РПТ.
При большом пусковом токе реле РПТ подтянуто. 
Контакт реле РБВ) срабатд/ дающего о т  РПТ, 
держит, разомкнутой цепб включения вбтлючателя2В.

4 0 1  - О Ъ - Ч б /  8 7  ЗСЧ
Устаяобка с и н к /ю ч н е ю  к о м п сн -

COLTOpa- K CQ  [о о  с о с ~  а
С-пом Лисп yiucncS

Кшг_
аьзлт
ЛУГ-.<Л

Ры£.КЦПС-
Рккьино,
Ъсрыщяи

' i t
trfn РП 3

—
о б щ и е . ycLfitubct 

(  Kp o%0j] Ж1£ни£ )
Знеогмсет? проект

г Мгскба 
т  frKorvoeSoh

Схема : Sdfполнена на ли с та х  2 + и
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При снижении пре кобо г о /пока реме Р Л Т  размб/- 
кает сбой контакт, снимает напряжение с обмот
ки РБЗТ Происходит Включение Вд/ключотеля 23. 
Снятие импулбеа на Включение производится раз
мокающим контактом реле Р682 После Включения 
линейного Вб/ключателя предусматривается ав
том атическое отключение пускоВого Выклю
чателя

После завершения операции Включения работа
ет сбетобая сигнализация положения Вд/ключате- 
лей ( горит красная лампа Включенного положения 
Выключателя 2в ) Допускается ловторнд/й пуск 
СК до забершения его остонсба ПоВторнд/й пуск 
осуществляется как и пербоно чалднд/й -  пода чей 
команды с Г 'Ц У  или из здания синхронного ком
пенсатора Если импулдс на повторный пуск дан 
при малд/х оборотах СК, Величина пускоВого т о 
ка будет достаточна для сработд/Вания Р/7Т и 
пуск произойдет по схеме описанной Вб/ше. 3  случае 
подачи импулбеа на побторнб/й пуск при малой 
Величине пускоВого то к а , недостаточной для 
сработд/Вания реле РЛТ\ но допустимой для  
Включения Вб/ключателя 2 3 В схеме предусмот
рено щунтиробание контакта реле РЛТконток -  
том реле РоВубозможмости срабатд/Вания реле 
РбВ/ и Включения Вб/клю чате ля 23.

В  схеме предусмотрибоется опробобание 
Выключателей ТВ и 2В Вез Включения систем  
мослосмазки и охлаждения. ОпробоЗание произво
ди тся с проверкой отключенного положения ком
пенсатора о т сети /Окв (блок-контактб( разде- 
динителя Рб В цепи опробования /в и 23)■

При подаче командного импулбеа на останов СК про
изводится отключение пускового ТВ (если он Включен) 
и линейного 23 Выключателей. После отключения ли
нейного Вб/ключателя 2В сВб/держкой Времени; ровной 
Времени Вд/Вега СК, производится останов насосов мос- 
лосмазки%осособ охлаждения\

(Время вб/дега Tt 5 - 2 часа при работе 
с водорсднЫм охлаждением } 60мин. -  с Воздушным)

В  схеме предусматривается автоматический 
останов СК при действии релейной и техноло -  
гической защ ит, а та кж е  при неисправности В 
системе Возбуждения.

Схемб/ управления пускового Тв и линейного 
23 Выключателей Выполненб/ В соответствии с 
работой щ Принципиалбнбю схемб/ управления и 
сигнализации маслянЫх выключателей*У624/0-Э 
и н сти тута  9 Теплоэлектропроект.9

Особенностью схемб/ управления линейного 
Выключателя М ГУ '20 является то , что В соот
ветствии с требобаниями за в о да -и зго то в и 
те л я  долж но предусм атриваться мгновенное 
отключение вб/ключателя при Включении его 
не короткое замб/кание стоком  73кА. Д ля  
ВЫи/еукозаннб/х цепей В схеме устанавливает
ся токовое реле ПТ, которое через промежу
точное реле Р/7 и блок -  к о н та к т 2К 64, 
зомкнутб/й во бремя протекания тока  по 
обмотке промежуточного к о н токтор о  Вклю
чения отклю чает Вб/ключателв 2В. блок-кон
т а к т  2Кбй Встраивается 6  контактор ти па  
КМ 3 -  62 Т предприятием -  и зго то в и те ле м

Спет по я нею но листок 2 -11,

Вб/ключателя МГУ -  20.
Для исключения преждевременного роз мд/ко -  
ния цепи контактора Включения блок- кон -  
та кта м и  Выключателя типа М ГУ -20 произво
дится подключение параллельно основному 
блок- к о н та к ту КС А (6  схеме контакт 2ВА) до
полнительного контакта  2кБЗг смещенного о т 
носительно основного на у го л  не менее 60°

Сигнализация
( ЛИСтб/ 2 9 - 3 2 )

Схемой сигнализации синхронного компен
сатора предусм атривается

— световая сигнализация положения вы
ключателей на Гщ у и S здании СК;

— звуковая и световая сигнализация ава
рийного отключения СК;

— звуковая и световая предупредитель
ной сигнализация о неисправности оборудова
ния и отклонении технологи ческах парамет
ров.

Сигнализация аварийного отклю чения Вы
полняется на ГЩ У подачей звукового аварийно
го сигнала (гу д о к ) и миганием зеленой лам - 
пб/ отключенного положения Выключателя 23) 
а В здании СК -  подачей звукового сигнала  
(звонок) и срабатб/ванием f заж иганием )

tU&UL
ёянОТй

т п т

40? -оъ~Ч6Т. 87 з а
Ч с га н о б к -о и  е м н /р о н н о ю  к о н п  с н  
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светового табло f2ТС а Лбариймое отключение бы -  
ключ о те ля 2 в*

Звуковая r/редупре дител ьноя согнализа -  
quo на ГЩУ и 6 здании СК выполняется по -  
дйчей звукового предупредительного сигнала 
(Звонок). Для осуществления повторности де й ст
вия звуковой сигнализации 6 здании С К чстанаб -  
лабается реле РИС Типа Р Г Д 11 .

Световая сигнализация выполняется уста
новкой на панелях управления С К на ГЩУ и 
в здании СИ следующих, световых табло, сиг
нализирующих действие защит и неисправно
сти оборудования:

— м Защиты , блокирующие последующий
пуск )

— 93ащита без блокировки последующе
го пуска9;

— 93ащита о т  перегрузки ¥,
— п Защита о т  замыканий на землю статора,
—  „ Обрыв цепей оперативного тока ;

—щ Неисправность возбуждения
— „Неисправность цепей сигнализации)
—9 Неисправность9

вш е подробная расшифровка причины дей
ствия сигнализации производится в здании СК 
по указательным реле, у с т а  на вли бае мым на 
паншлях защиты; автоматики, возбуждения и па
нели водородной установки и автоматики ма- 
слосмазки Кроме того в здании С К устанавлива
ются дополнительные световые табло:a Нейс прав -  

ноешь водородной установки*; „  Неисправность 
автом атики маслосмозки*,,Неисправность9

автоматики насосной водоснабжения вместе со 
световым с иеналомш Не исправность (вздании СК) 
тр и  вышеуказанных сигнала объединяются на 
главном щ ите управления в общий световой 
сигнал щ Н е и сп р а в н о с ть *

В схемах п р едусм а три в ае тся  возмож
ность отклю чения о истерты световой  
сигнализации( ламп положения выключа
телей и световых табло) при о т с у т с тв и и  
дежурного в здании СК. Отключение системы 
производится переключателем ОС, при этом  
лампы сигнализации положения выключателей 
отсоединяются о т  плюса, а т а б л о - о т  мину
са оперативного то ка .

Схемы сигнала зации СК выполнены с 
возможностью привязки и х  к схемам  
центральной сигнализации подстанций  
330-500кв.

Питание шинок сигнализации СИ про
изводится о т  ш участка системы сигнала  
зации для п о д с та н ц и й  350-600 кв (См.ра
боту к 5540 гм -§).

Релейная зашита (листы & гв )
За истекш ий вера од в р е зульта те  

накопления о п ы та  э к с п л у а т а ц и и  были 
подвергнуты пересмотру некоторые поло - 
женил по выполнению у стр о й с тв  релей
ной защ иты  крупных синхронных машин 
Так была выявлена необходимость уста 

новки на мощных синхронных машинах заши

ты  о т  однофазных замыканий на землю, охваты ваю - 

щгй всю обмотку статора и позволяющей предотвратить 
серьезные повреждения* Кроме того , признано целе
сообразным для повышения чувствительности на 
мощных генераторах и синхронных компенсаторах 

продольную дифереренциаяьную защ иту выполнять 
на реле с торможением

— **07-О Ъ -Ч (,! » / JC1
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Но синхронном компенсаторе предусматривают

ся следующие защиты
а) о т  много разных коротких замыканий в об

мотке статора, синхронного ном пенсатора, б об

мотке пускового реактора и на их выводах - продолы 
ноя дифференциальная токовая защита с тормо- 

шением, действующая на отключение синхронного 
момпенсотори;

б) от' однофазных замыканий на зем лю  б оОмбткг 

статора синхронного компенсатора

дейст вую щ ая на о т кл ю чени е с и н 
хронного ко м п ен с ат о р а  или н а  си гн о л ;

в) о т  потери возбуждения - на отключение син

хронного компенсатора;

г) от исчезновения или снижения напряжения -  

минимальная защита напряжения, действующая на о т 
ключение компенсатора;

д) о т  снижения частоты - частотная защ ита , 

действующая на отключение компенсатора;
г) о т перегрузок с та то р а  - максимальная т о  - 

новая защ ита , действующая на сигнал с выдерж
кой времени,

ж ) защита ротора о т  замыканий на землю в 
одной точке ти п а  КЗ И

А Продольная диф ф еренциальная  

токовая защ ита

Л  афере ре нциалъная за щ и та  синхронного ком

пенсатора включается на встроенные трансф ор
маторы тона со стороны н е й тр а л и  компенса
тора и на выносные трансф орм аторы  то к а  в це
пях пускового и рабочего выключателей. в зону 
действия защиты в х о д я т обмотка статора СН и

выводы этой обмоткиг а т а к ж е  обмотка пускового

реактора.
Защита осуществляется в трехсразном т р е х -  

релейном исполнении для возможности быстрого 

отключения двойных эомыканий на землю, одно из 
которых находится в компенсаторе.

В соответствии с рекомендациями ,  Правил 
устройство электроустановок* дифференциальная 
з а щ и т а  выполняется с током срабатывания мень

ше номинального; при этом контроль исправности 
вторичных цепей трансформаторов тока' не пре

дусматривается.
С цфлью обеспечения высокой чувствительности 

дифференциальная защита осуществляется на реле 

с торможением.

в схемах используется реле ти п а  A$T-if/5t 
специально предназначенное для дифференциальной 
зашиты генератора и компенсотароб.

Э то реле имеет б быстроносыщающемся транс- 
форматоре реле одну тормозную обмотку и одну 
рабочую с выведенной средней точкой . Тормозная 
обмотка включается со стороны нулевых выводов 
компенсатора, а рабочая -  в дифференциальную цепь, 
использование тормозной обмотки дает возможность 
не отстраивать защищу по току срабатывания о т  

тока небаланса при внешнем повреждении и асинх
ронном режиме, поскольку отстройка в этом  случае 
обеспечивается благодаря торможению.

При применении вместо реле ти п а  РНТ-565 реле 
типа ДЗТ -п/5 достигается снижение тока сраба
тывания с 0,5+0,6 Ином до 0,16+Q,2 Ином, синхронного ком
пенсатора. Первичный ток срабатывания защиты Ос у  

выбирается по условию обеспечения максимальной 
чувствительности защиты .

I t4г

1лГ»
Ск€ни выполнено на лчсгох2~/2

Так как защита включается на трансформаторы 

тока с разными коэффициентами трансформации 
( т *  5000/5, щ * 6000/5)t т о  в дифференциальную цель 

защиты Включаются Wi*?2 битка, Wz ш 164витка  
рабочей обмотки. 1ок срабатывания реле т и п а  

ДЪТ-11/5 равен 0,7А, что соответствует первич

ному току срабатывания дифференциальной за
щиты синхронного компенсатора 8406 
1с 3 « Гер Пг = ■ Пг * • 6000/5 -- 8400

где fop -  рабочая к. с. срабатывания релеf по донным 
завода fOOflW-

Wz ров — число витков робочей обмотки реле 
Тормозные витки выбираются из условия не- 

действия защиты о т  тока небаланса при внеш

нем трехфазном коротком замыкании за выклю
чателем синхронного компенсатора или при 

его асинхронном ходе.

Wroptr Н о п - ' Кввк -Капер. Л  -Ухэ • Wpod = Q f w
JropkL.tgd '  г  • j

где Утр*. -  Ук.э. (см. схему включения реле защиты). 
Коте. -  коэффициент отстройки, учитывающий 

ошибку реле и необходимый запас, для 
реле ДЗТ-ц/5 принимается равным 1,5 

tgJL -  тангенс угла наклона к оси абсцисс ка -
оательной1 проведенной из начала координат 
к характеристике срабатывания реле( исхо

дя из заводской характеристики, принима

ется равным 0,75.
Кодк -  коэффициент однотипности трансфор 

моторов тока, принимается равным О, в

— — — 4 0 7 -0 6 -4 6 1  g /  X I
— HcTCLHOilCCL CUHXPOHHOW KOMf\tHCCLjOpCK. 
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4 oSjuoTKi. статора С К
bjiu ноуиящ сс- j y p t  на прл, -нлен-с^_
TU п<х PH- Ъд/бСД' 4*f,IGK* н*-Очз *м. 
наяр*тк*ни£ Ъи„ нкг -£<.tafax p<./ U 
Ы ) i t -  4>pe^-ttH <*. fC T S ' р е й  CT&j/OujC -из л Л  

CuituivO и/ и  огкучотеиие. С К -

в. Защита от потери бозбцждениЯ.
Потеря бозбуждения синхронного компенса

тора может быть бызбана отключением авто- 
матоб б цепях питания схемы возбуждения, а 
также бнутренними побреждениями отрицатель
ного, положительного возбудителей и вращаю
щихся ббтрямителей. Защита от потери боз
буждения дейстбует на отключение компенса
тора с контролем напряжения на выводах 
синхронного компенсатора. Контроль по напря
жению позбаляет предотбратитЬ отключение 
синхронного компенсатора 6 режиме работы его 
без бозбуждения, ногда напряжение б системе на
ходится 6 допустимое! пределах.

* I Скма (нпориена на листах 2-12

Контроль напряжения осущестбляется при 
помощи реле минимального напряжения типа 
Рн -5У//60, включенного на между<разное напряже
ние. Устабка реле напряжения принимается 
б забисимости от конкретных условий системы 
и ориентиробочно может быть принята равной 
0,6-0,6 U „ом.

В целях исключения, непрабилЬного действия 
Защиты при переходных режимах б системе, 
носящих кратковременный характер, 6 схему 
защиты ббедена бЫдержка бремени.

Г  Защита от исчезновения или 
снижения напряжения-

Защита выполняется на реле напряжения 
РН-53/60Л, подключенному к трансформатору на
пряжения , установленному на выводах СМ.

Предусматриваемая защита предотвращает 
писк СК при отключенном пуснобом реакторе б 
случае появления напряжения после длительного 
его исчезновения. Защита дейстбует с выдер
жкой бремени порядка 9с на отключение его 
выключателей (без запрещения последующего пуска). 
Во избежание неправильного действия защиты 
при обоих отключенных выключателях СК, а 
также при неисправности в цепи напряжения, 
плюс на защиту подается через блок-контакты 
главного выключателя и автомата 6 цепях на
пряжения защиты.

Напряжение срабатывания защиты Uc.3 ориен
тировочно можно принять порядна (0,15-0,2) О „ом.

— — Но?-аъ 46' S/ jci
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A . Частотная защита .
Как уже указывалось выше, в данной рабо

те  рассмптривается синхронный компенсатор, 
работающий в блоке С автотрансформатором .
5  некоторых случаях подстанция, на которой 
установлен СИ , может работать как тупиковая. 
Короткое замыкание на линии, связь/вающей под- 
с гпонциы с системой, может. быть отключена 
только со стороны системы. В этом случае СК, 
вращаясь за счёт инерции, будет поддержибать 
напряжение на шинах и дугу б месте поврежде
ния .

Для обеспечения успешного АПВ линии необхо
димо специальной частотой защитой отключить 
С К. В качестве реагирующего органа защиты 
предусмотрено реле понижения частоты buna 
РЧ-t, уставка которого ориектиробочно может 
быть принята равной минимальной уставке реле 
/  ~Ч5Гц. При снижении частоты рассматриваемая 
Защита действует на отключение выключателей 
СК и на реле его автоматической остановки без 
запрещения последующего пуска .

Е- Защита о т перегрузки,
Защита С К о т  перегрузки осуществляет

ся токовыми реле, включенными на ток одной 
из фаз статора. В  схеме предусмотрены два 
токовых реле : одно реле (РТ1) предназначено для 
осуществления защиты при наличии водородного 
охлаждения, когда СК может нести полную номи
нальную нагрузку , другое (Р72) -  при отсутствии 
водородного охлаждения , когда нагрузка СК ниже 
номинальной.

Оба таковЬ/з реле действуют на одно и то

же реле времени, подающее сигнал через бремя 
порядна 6~7с

Во избежание ложной сигнализации при 
пуске компенсатора плюс на защиту подается 
через блок -  контакт главного бЬшючателя. 
Защита от перегрузки при отсутствии водород
ного охлаждения ( реле Р 7 2 ) вводится в дейст
вие дежурным персоналом (отключающее устрой
ство НЧ) .

Возможность перегрузки синхронного компенса
тора в режиме отрицательного возбуждения не 
является реальной, т.к. в этом режиме машина 
имеет ограничение по углу поворота ротора от
носительно статора и величина максимальной 
потребляемой реактивной мощности, определяемая 
Этим ограничением, меньше номинальной мощно
сти СК.

Ж. ВбаоднЫе иепи защиты.
В схеме защиты СК предусмотрены две груп

пе/ выходных промежуточном реле.
На одну группу выходных реле действуют 

все защитЬ/ о т  внутренних повреждений в синхрон
ном компенсаторе. Эта группа реле имеет само- 
удерживание, блокируемое кнопкой.

Защита минимального напряжения, частотная 
защита и действующие на отключение СК защита 
автотрансформатора и защита ошиновки Вн 
действуют на выходное реле f не имеющее сама -  
удерживания. При отключении синхронного компенса
тора этими защитами возможен его повторный 
пуск дистанционно ключом на щите управления:

Схска вчпммено нс> листа*, 2.-й.

бебелоеибная бесщеточная систем а  

бозбимдения

I Канс/поу/щая и  си ла б а я  схеме* доздадит&ля 

Силобая схема рейерсибной дащ еточной аистемЬ/Зез- 
ОумиЗения синхронного нампенсатара го едста б лен а  на 
схеме л и с т  33

На р о т о р е  синхронного момпенсатсра, нром е  

оснойной о д  м а т ни Ой/, п о  продольной оси машины 
и м е е тся  доп ол нит ел ьная  од тот на  баздухдениЯ ОЗг, 
м .д С. к о то р о й  с о с та й л я е т  примерно 20 К'о м д  о 

оснобной. одм отм и доздум дени Я
П и та н и е  адмотом р о то р а  нампенсатара осу - 

щ е стб ля е тся  реберсиЗным dec щеточным Аоздуди 

т е л  ем, со сто я щ и м  из дбух. длоноб б о здуди те ля  

п о ло ж и те ль н о го  боздум дения SAA ft/o-sooyf и базду- 
д и т в л я  о тр и ц а те л ь н о го  возбуждения АБЛО /60 /чьу/. 
В о з б у д и те л ь  п о л о ж и те л ь н о го  боздум дения  

36J, foo-soos/f б к л ю ч а в т б  себ я обращ енный э* 
сразньги синхроннЬш  ге н е р а то р  С О  типа Ore н»/зН£ 

и б р а  щ ан/щ иися б Ь /прям ителб  03/, содранный по 

т р е х  ф а  зн ой  м о с то б о й  схем е Каж дая ф аза б ы - 
п р я м и те ля  с о с т о и т  и з д б у х  п а р а лле ль н ы х б е т - 

б е и . б  каж дой б е тб и  у с та н о б ле н ы  п а р а лле ль н о  

два рапкрнЬ/х ди о да  т и п а  6 2 S 0 0 -2 0 {S 0 O A ,20006).

Момух неподбимной м агнитной систем ы  обращен 
ноео синхронного генератора C ft к р е п и тся  к 

т о р и  С дам у щ и ту  номпенса/rrqoa.

—  ‘toy -03 -46/ S7 DC!
Цига.цй>йтих. (UJK.//WHHCIP г-ормж -
еальорр. ксв - юоооо-/1

обилии. ус. Н-Ннйй 
(  *ро $ол -зиекш.)

Копире (ал

рп
Эжргасетте ■< т  с Моемат/г
Ьоомощ КЁ.
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77а п о л ю са х  м а гн и т н ой  сист ем е/ располож ена про

дольно -поперечная демпф ерная обма/пна 

Я н ор Ь  ген ер сет ц оа  и  В ращ аю щ ийся Зыпрьмит епб за  

креплены нонсалбно net ба л у  компенсатора Трех ф азная  

одматма л  нора соеди н ен а  б  збе зд у  А Ь зсдая  ф аза обмот

ки сост оит  и з  д в у х  раВноценнЬ/х Вет Вей. каж дая SerSt 

ф азы  п одк л ю чен а  н  одной  и з  параллелвнь/х бетбей 

ф азы  6б/прями т е  ля . /Ганам обр а зом  расщ епленная  

одмотна (р а зы  ян ор я* пом им о с б о е е о  п р я м ого  н а зн а 

чения t бд/полняе/п ф ункции? д е л и т е л я  /пока меж ду 

лараллелЬнб/ми бет бям и  ф азв/ бо/прямит еля. 

Вращ аю щ ийся Выпрямит ель бб/палнен б  б и д е  д в у х  

вентилднЫх н олес, н а  которые: разлзеи/а/амся pamqoH&m 

Вентили. На каждом колесе уст анавливаю т ся п о  /2 p o m p  

нд/х Вентилей прямой и  обратной полярности Вентильные 

колеса изолированы am бала Возбудителя и  д р у г от ф у

га выпрямленный т он  от  Вращ аю щ егося бд/прямите- 

ля через ю оноподбод, располож енны й б  осевом  от бро- 

стии. бала компенсатора. пост упает  н  основ/юй обмотке 

ротора 03/. к а  т црцебой п оверхн ост и  ост ова  p om q oa  

компенсатора с о  стцоаны Возбудителя располож ено лус- 

нобое {защ ит ное) сопротивление Лп, /5 ~ крат ное п о  от 

ношению к  сапротибленшо основной обмотки OB f /7pu 

ручном конт роле изоляции основной  обматни рот ора 03/ 

дбе измеоителдНЬ/е щетки люнопраемнина опускаю т ся

с  памощЫа элентронюенита на  Вентильные налеоа .

77а балу р о т о р а  у с т а н о в л е н ы  д б а  постоянно под 

нлн?ченнЬ/х. щ ет очнд/сс к о н т а к т а .

О (7т б а л а  р о т о р а  для р у ч н о го  и  а б т о м а * 

х -  т и ч е сн о га  к о н т р о л я  и з о л я ц и и  о сн о в н о й  обмот 

ки р от ор а  06г ;

2 ) ом об мотни рот ора Обt (+ тйли ~ -" )д л я  подсое

динения нзр ~3 -р ел е  защиты компенсатора от  

замЬ/нания на бал рот ора б  одной точке цепей  

Возбуждения.

внутри тороуса ВадЬуйшойло ВВЦ W '-SOQM уст а- 

лоЁшвньи д&* сазоохлаЗителл у /острие соединены 6о-, ~ 
доподбодам с  /у/птямрй бодянаго ахоазкЗенил. нам. 

пенссипор*. контроль температуры холод 
ного и  горячего га за  Возбудит еле осущ ест вля

ется дВумя термометрами сопротивления типа.

ГС ж 6//М

Возбудитель вело MO-wsyr Включает б  себя о б - 
ращенный трехфазный синхронный генератор 

СГл т ипа ОГС-ЗУ/Ш-Ё и Вращающийся Выпрямители 

ЗЗз, собранный по т рехф азной мостовой схем е 

с одним Вент илем  б плече ~диоды т ипа 02-330-20 

(  SOO At 20006),

63JC 760- /ЧОЯ/ размещается Внутри корпуса компен

сатора- янерь синхронного генератора (У С  бЦ/Рс-в 

закреплен нансально на противоположном, нание (п о  

отношению *  положительному Возбудителю)  Вала 

ротора компенсатора t а  Вращающийся Выпрямитель 

прифапшрВан к мирной збембе гттрщнореиШенитная сисле, 
ма генератора устанавливается на специальном яр

ме, ноторож я&итюся чшатыа мщжуса /беьбуВшпеяжх
зпрехфазная одмотна яжрялеквратсра соедине

на брбегду" и подсоединена м Вращающемуся выпрями

телю ВВл. бблход. Выпрямителя ббе подсоединен н  долю  

нителЬной. сЬмотме ротора а&ш.

Охлаждение ббдо 7во-тч$чг осуществляется под дей
ствием. цешкратнЫо Вешпилятара^&таенмшего £  Виде 

отдельных радиальных лопаток, замропмнмых на Враща- 

ющймсз - Вшпрлмшвелш*

С*енa  iueofm em m  лнстокЛ 4 2

Л  ля защиты рмтрных Вентилей от номмутацаанлыас 
перенапряжений параллельно Вентилям подключено/ защитные 

цепочти Я р (W O*. 2ff3m; ДО *arf* леаоь).

б  меяпаяюснам /фостранстбс магнитных систем обращен 

нЬ/х синхронных генераторов С Г/ еСГж установлены из

мерительные натутми к, и кз^ябляющиеся датчанами для 

устройств защиты Уб от Внутренних замыла ни й бог- 

дубит елей 36Л 7О0-30037 а В 6АО 760 ГЧ5У/.

Аля ограничения уела лоВаро/гта рот ора компен
сат ора лри отрицательном Возбуждении Внут ри 

корпуса компенсатора уст ановлен датчик у гл а  

J)Q . Дат чик уел а  2>Ь сост оит  из нат ущ нис сер - 

дечнимом на постоянным мазните, установленном  

на морлусе подшипника ком пенсат ора , и ч&тЬ/рех 

ст альны х уеапЬнаноб, уст ановленнб/х на балу ном- 
п&нсатора через Ж7 г еометрических градусов б  плос

кости натушми.

А в т о м а т и ч е с к и й  а ееи п я т со  В озбуж дения caps )

(  листы 33,37) I

А д/тюматичеснай регумя/пар Возбуждения

предназначен для непрерывного абтолати- 
чесмого регулирования возбуждения обращенно/х синхрон

ных еенератороб 6 0  и 67% по отклонению и производной 

отклонения напряжения статора синхронного нампен 

сатара от  заданной уст абни Во Всех режимах радо 

тпы компенсатора при бщдхче и  потреблении реантиб- 

ной мощности.

Н еу -О Ъ - *6 /.8 7  ЭС1
Устано&т си тройною кем пен,- 
салОрои к с в -  ю оооо -  ц

Опадая Лист Лас/поР
Н.ЯЩГ РП 9
HQ4.nr/l k)Uu обилие Данны е  

(провоз э*сение )
Энергосеть про о к тг Моема 

/987г
берничм.

кет/ЦоТал Ф грм атЦъ
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Л и/паниб APS осуществляется чдьез авт омо 

rrj&mcwd a s s  sa m s  подает ся напря
жение ф идерам и от  двуос секций сборки содст- 

ве/ткьт нужд компенсатора. S  случае отняло 

чехи  я р а боч его  ф идера сх е м а  авт ангат ическо- 

го  вклю чения р езер ва  вклю чает  ремрвнь/й фидер 

от  д р у гой  секции*
а  АРА напряж ение Л О З  п о д а е те *

/ Авт омат ическим выключателем S2 н а  с о гл а 

сующий т рансф ормат ор Tff т и п а  7СВ 25/0593 

со  вторичным линейным напряжением 2303 и 

нулевым бЬ/бодом. т рансф орм ат ор располож ен  

вне АРА, 9 согласующ ему трансформатору ГМ под- 

нлюченв} вст роен н ы е 6 АРА силовЬ/е т и р и с
т орны е преобразоват ели raJt собраннб/й по т рех- 

сЬазной мост овой схем е, и тп% , собранный по ну

левой схем е, б бглрямленнб/а ток от  77} п о д а е тс я  

6 обмотку возбуждения обращенного синхронного ее/ж- 
раз т ара С П . от ТП2 - с  Гг

2 Автоматическим вы клю чат елем  S3 на согласу

ющ ий трансформатор Г 12 т ипа 7£825}QS93..
Трсткс ферма -

тор расположен вн е  лев. А? согласую щ ем у  

т рансф ормат ору Г !2 п одк л ю чен ы  вст р оен 

н ы й  6  РРЗ резервнб/й си л о в о й  вьтрямителЬ 

РТП } со д р а н н ы й  п о  т р е х ф а зн о й  м ост овой  

с х е м е . {выпрямленный т ок от  р г п  подает
ся  в  обмотку возбу  a t дени я  обращ енного синх

ронного ге н е р а т о р а  сГг.
3 Автоматическим выключателем $9 через
т рансф орм ат оры ТГЗ ~ Г15 и выпрямителе 0124114, 

Шв +U1* ( выпрямленное напряж ение /ооз) на

релейную п а н ел ь управления лп з и  защ ит ы  

р е ве р си в н о го  бесщ ет очного возбудит еля.

к  А в то м а ти ч е с к и м  вы клю ча те ле м  era в  с х е 

м у  уп р а влен и я т и р и с т о р а м и  си ловы х  

в ы п р я м и те ле й  ТЛ ги ТЛ Ъ *

$. изм ерительное напряжение о т  трансф орм а
то р а  напряж ения /ТН ком пенсатора п о д а е тс я  а в 
то м а ти че ски м  вьм лю чателем  $/ на и зм е р и тель

ный о р га н  APS,

Реверсивная бесщ еточная си сте м а  возбуж де

ния и а в то м а ти ч е с к и й  р е гуля то р  возбуждения 

свес печи б а ю т:

Т асинхронны й пусм Аюмпенскз тсуоа;

2) нормальную р аботу компенсатора в  режиме <&/- 

дачи и потреблени я р е а кти вн о й  мощности с д а с - 

танционнЫ м  изменением ус та в к а  Я Р А ;

3) режим двухкр а тн ой  форсировки п о  т о к у  основ

ной обмотки р о то р а  Обг компенсатора;

4) ограничение д ли те ль н о с ти  д в у х к р а тн о й  ф о р 

сировки до  527с с последующим сниж ением  то к а  

р о то о а  д о  ном инального',

5) ограничение времени перегрузки компенсатора по 

то н у  возбуждения б5Л  fM-St/nyf б за висимости о т  кратное 

та  перегрузки и степени остывания компенсат ора после 

предшествующей перегрузки,

6 ) усто й ч и в ую  р а б о ту  ком пенсатора с м акси

мальным у гло м  поворота р о тор а  , б  90 зл ер. при  

о тр и ц а те л ь н о м  в озб уж дени и ;

7/лвтом атическое включение резервного силового 

вы прям и т е л я  ЯТП при повреждении силового mu - 

рис то р н о го  преобразователя ТП г;

8] А вто м а ти ч е ск о е  включение и перевод резерв

ного си ло в о го  бь/пря м и т е л я  РТП  S  реж им  ф о р 

сировки (п о лн о го  о/ЬкрЫ тиЯ т и р и с т о р о в )  п р и  

снижении напряж ения на собственны х н у ж д а х  ком

пенсатора  - релейная ф орсировка;

Схема бнпотныа н* ячепж 2*12,

9) режим инвертирования при отклю чении синхрон

ного компенсатора;

ю. з а щ и ту  возбудителей e s j ю с-scow  и з з д о т-м м  
а силовы х ти р и сто р н ы х вы прям ителей т г </ тп 2 am 

в н утр е н н и х  коротких замЬ/ногний;

ft) возможность ручного {аварийного} </поавления 

возбуждением обращенных синхроннь/л гонора то р о в  

С П  и СГг при неисправности цепей Апл.

Управление АР&

(  листы  34 -Зб)

На остановленном  компенсатор е и  в  нпа/Сасе 

асинхронного пуска С к  реле АЗМ, включенное Лппн -кон

тактом рабочего выключателя 23, держ ит ара  отклю чен 
ным /7? е управляющие импульсы н а  та о и сто р Ь / не пос

ту п а ю т, после включения в ы к лю ч а те ля  23*р е ле  

кзм о т п а д а е т  и  с выдержкой времени т р и  секун

ды на ти р и с то о Ь / н а ч и н а ю т п о с т у п а т ь  у п р а в 

ляю щ ие импульсы. СИ возбуж даетс я в соответстви и  

с заданной уста в к о й  APS.

При о тк лю ч е н и и  к о м п е н са то р а  о т  с е т и  реле  

кзм с р а б а ты в а е т и  своим и н о н т а н т а м и  снима

е т  управляю щ ие им пулЬсЬ/ С т ц р а с т а р & б .

А варийно АРв о т н л ю  ча е тся  п р и  р р а б а тЬ /в а - 

нии в ы хо дн о го  р е ле  з а щ и ты  р е ве р си вн ого  бес- 

четочноео в о з б у д и те л я  Р З .
5 APS п р е д ус м о тр е н о  Л5сс режима р а б о 

т ы :

И Кою-
но* п т f7t«A
Ру* ,гр рер^иулА

рн[щца /

1 / о 7 -а ъ -^ и  Н за
Ч<,та.ноёка синхронною  к о ^ш н .-
tXj.TOfi.CL K C 6 - f o o o c o - f <

o S ’u^vut .qclHHMC.
(npO$OJ> Tt-Ct-НиЛ )

Pn
/ост /genet _

10
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абт ом а т и чесн оС  p е гу л и р о в а н и е  во зб у ж д е н и я  и  

ручное» л л я  п ер евод а  с  а вт о м а т и ч е ск о го  р е гу л и 

р о в а н и я  возбуж ден и я н о  р у ч н о е  и  н а о б о р о т  п р е  •* 

д у см от р ен о  д в у х  пози ц и он н ое р е л е  К2М. 

Управляющ ее напряжение на импульсное у ст рой  am So 

APR подает ся разметающ ими конт акт ам и реле к2М

от пот енциом ет ра #20  (полож ит ельное возбуждение) 
и R2) ( отрицательное йозёуэквение)-
^При ручнбм управлении  ; замд/нающами контактами 

от схем ы  управления Ks/f при полож ит ельном  и  УУ2 

при от рицат ельном  возбуж дении -  при автаматичгс- 

ном управлении возбуждением.

При удел и  vpoau управляю щ его напряж ения уеол  

от крыт ия управляю щ ий: им пульсов т ан же у ве л и 

ч и в а е т ся . что приводит  н  уменьш ению т она в о з 

буждения возбудцт для синхронного ксмпенаа/гтсуоа.

Соотбетсюдеюю при уменьшении управляю щ его н а  - 

пряж ения т он  возбуж дения возбудит еля возраст а- 

ею .

Рел е Н2л* у п р а вл я ет ся  нлю чом  S 5 .

Ори следую щ ая: н е и сп р а в н о ст я х  р ел е  # 2 М п е - 

ре,8есmu APS на р учн ое (а в а р и й н о е ) уп ра вл ен и е

So збуя дени ем:

О при появлении неисправност и  <5 длине диогж гнш - 

онноео управления запнк нонт ант  «2 0 / i

2) при от к л ю чен и и  а в т о м а т и ч е ск о го  вь/клю - 

чагеля s r  в  ц еп ях  изм ерит ельного о р га н а

3) при от клю чении абт ом егт ическоге вь/клю*ст - 

теля AS2 в ц еп я х  т рансф орм ат ора напряж ения fr¥ :

y j при срадать/всгнии р ел е  нонщ /тля д л и т е л ь 

ности сьорсировни пкф  в  случае, е сл и  ф ор си р овк а  

возбуждения длит ся свы ш е в е с  (п р и  неисправности 

в  блоке управляю щ его уст ройст ва A n s  УУ/).
При автоматическом регулировании возбуж&ния устав

ка Р е в  изменяется кнопками S3 и S3 при местном уппаб 

зелии, ключом к р  с  главного сцита управления (п и  У )— 
-п р и  дист анционном.

При ручном ( авохк/ажтм) управтж/и возбуж дение рееу 

лирует ся пот енциом ет рам и *20  при полож ит ельном  

возбуж дении и  А 2 ) -при от рицат ельном .

Кнопки S8 и S9, ключ S7 переклю чения управл ения с  

дист анционного н а  местное и  наоборот , клю ч  5 5  р е 

ж има р е гу л и р о ва н и я  -ручное„ авпуомо т ичесное - и п о - 

т ении о мет ры ручкою  регулирования я з е  и Л г г  р а сп о 

ложены на панели  Лев.

Резервны й си ловой  в ь /npwм ат ерь РТП вкл ю чает ся кок 

т акт ом  реле Л/ЗА*.

реле н^зм  срабат д/ваепг.

1) При повреж дении си л ово го  т ирист орного п реобразо

ват еля ТП1 - вклю чает ся звм . конт акт ом  реле К5М?

2J при неисправност и в  бл оке сплавили за т о р а  пит а

н и я  СП2 у ст р ой ст ва  у п р а вл ен и я  т и ри ст ора м и  

УУ1,

при снижении напряж ения на собст вен н ы х нуж дах 

3806 ком пенсат ора вкл ю чаю т ся
уНКНМ>

р е л е  м иним ального напряж ения кт^/ Т̂тр// з то м  риЗнкон- 

т а к т а м и  р е л е  KfPM и кггм (р е л е  подключены парал

лельно) си л овой  р е зе р в н ы й  вь/прямит ель п гп  

переводит ся в  режим п о л н о го  От кры т ия (реж им  

р е л е й н о й  ф орсировкиЛ

реле к  (Зм  сам овлокирует сР через к н оп к у  S6.

При р а бот е  р е зе р в н о го  си л о в о го  вь/прямителя р е гу 

л и р овк а  возбуж дения п рои зводи т ся потенциометрами 

Я З в , Я 36.

Xнопка S6 и  потенциометры Я 36 и  Я 36 располож ены на

панели APS.
Измерение (лист З>ъ)

На панели APS установлено/ приборе/ для и зм ере

ния

- т она ст ат ора компенсат ора,

-напряж ения ст а т ора  ком п ен са т ора ;

-т о к а  а н а п р яж ен и я  возбуж дения обр а щ ен н ого

схеро. 4мгк>знвцзь но ttucrox I - t j *

си н хр он н о го  генерат ора СП/ полож ит ельного воз

будителя,,

-  т ока и  напряж ения возбуждение обращ енного 

си н хр он н ого  ген ера т ора  СПе отрицательного возбу 

ди теля;

-  клю чи ви зу а л ьн ого  контроля изоляции цепей  

возбуждения обращенных сш/хроннд/х генераторов с о  а о/};

-у г л а  поворота ротора при отрицательном  
возбуждении компенсатора.

т оки в  обм от ках рот ора  компенсатора &S/

( положительное возбуж дение) и С вг {от рицат ельное  

Возбуж дение) измеряют ся мт панели управления поч  

ам перм ет рам и ЗА а  У А соот вет ст венно.

А мпес метры подклю чены  к  т ем  ж е шунтом, что 

и ампер метрЬ/ на панели А Рв > изм еряю щ ие /уони

возбуж дения обращ енны х ^си н хр о н н ы х ге н е р а то р о в  

C Tf и  С  Пг . ц(апустим (гж угтЬ подзо е ди н о н и я д в у х  а м  -  

перм етроб к одном у ш у н т у  с а н М Ц ц  ом/рпвегм о 

краснодарским  заводом  и з м е р и те те л ь н ь /х  приборов. 
Ш к а л ы  а м п е р м е тр о в  ЗА и НА долж ны  б ы т ь  о т г р а  

д у й  р о б а  нЬ/ б  м а с ш т а б е  т о м а  р о т о р а  п р и  н а 

л а д к е  и  и с п ы та н и и  с и с те м ы  возбуж дения. 

П ериоды  ч е ск и е  и зм ерения н а пряж ени я ц  и з о ля ц и и  

о б м отки  р о т о р а  п о л о ж и те л ь н о го  возбуж дения ев/ 

п р о и з в о д я тс я  с п а н е ли  в о з б уж д е н и я  (с » , проболхееииг 

н о  л и с те  12).
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В блоке СК с помощЬю Вольт мет ра I t ,  ключа управ
ления ГШ и кнопки K H U , Вклю чаю щ ей элект ро
магнит ЭП В корпусе Возбудит еля ВВЦ fOO-Ksoyj. 
Электромагнит ЭП п р и ж и м а е т  токосЪемнЬю  
щ ет ки К Конт акт ном  колЬ ц ам  ( ВентилЬнЫм 
К о л е сам ).
На панел и ЙРВ р а с п о л о ж е н о  т а кж е  а м п е р 
метр и болЬтметр, изм еряю щ ие ВОпрямленнОе 
ток и н а п р я ж е н и е  резерВного силоВого Выпря
мителя Р ТП .

Защ ит а и  сигнализация Возбудителей 
(листы  зь-эь)

РеВерсиЬнОи бесщеточный Возбудитель им еет  
следую щ ие защ ит Ь и.

/} при Внутренних повреждениях (  меЖдуфаз- 
ное и ВиткоВое замЫКание) б обмотке якоря обращен 
наго синхронного генератора СГ,(СГг) и пробое 
диодоЬ Вращающегося Выпрямителя BB,(SBi) положи
тельного Возбудителя ВВД НЮ-КЗОЛ(отрицательного Воз
будителя вбцо m - m y i) .
При срабатывании устройстВа защ ит О УЗ реле  
Р! (РЗ) снимает управляющие импулбсЫ с силовых 
тиристароб ВЫпромитсля ТП( ( Т П }),га с и т  зеле
ную л ам почку Л? (ли) .р а б о т а ’  и заж и гает  
Красную лампочку Л1 (лз) „ авария ’  на Панели ЙРВ, 
дает импулЬс на српбатОВпние Выходного реле 
защитО синхронного компенсат ора (аВорайное 
отключение ком пенсат ора) или через, накл ад ку  
HI (Н2) 6 другом полож ении на Выходное реле 
защитЫ реВерсиВнаго бесщеточного Возбудителя 
РЗ. В обоих случаях. срабатЫВает сиеналЬиае 
реле РУ! ( РУ2).

2) При Внутреннем коротком замыкании тирис
торного преобразователя ТП2 отрицательного 
Возбудителя срабатЫВает реле К2 б управля

ющем устрейстВе УУ2 и Включает реле 
К10 М, Реле К ЮМ подает импулЬс на 
срабатыВание Выходного реле защиты синхрон
ного компенедтора (аварийное отключение Ком
пенсатора ) ала через накладку НК 6 другом 
положении но Выходное реле защиты реверсив
ного бесщеточного возбудителя РЗ.
В обоих случаях срабатывает сигнальное 
реле РУй.

выходное реле защиты РЗ производит 

следующие дей ствия: 
а) подает импулЬс на срабатывание защи

ты  при потере Возбуждения, на которую  
Воздействую т тегкз/Ьё
-  последовательная цепочка контактов реле 

РП/ и РВ схемЫ ЙВР собственных нужд Возбуждения-
потеря питания собственных нужд-,

-  автоматический Выключатель Й86 -  отключение 
питания ЙРВ напряжением 380В переменного та ка ;

-  последовательная цепочка реле РП2 и РПЧ -  
повторителей автоматов S3 и S 3 - потеря питания 
силаВЫх тирасторнЫх преобразователей ТП , и 

ТПг и резервного силоВого Выпрямителя РТП.

Защита при патере возбуждения Включе
на через накладку, 

б) Аварийно отклю чает ЙРВ.
Реле РЗ самоблокируется через кнопку 

деблокировки КД

3 При 30м они и на вон ротора в одной тонне 
цепей возбуждения ск (обмотки ротора ЬВ3, пусково
го сопротивления Кп, Вращающегося Выпрямителя 
ВВ, и обмотка якоря обращенного синхронного зене- 
ротора СГ,) срабатывает репе КЭР-3-

(лена Аюопнена на листах 2-/1

КЗР-З поЛгет импулЬс на срабатывание выходного 
реле защиты синхронного компенсатора ( аварийное 
отключение компенсатора) или через накладку 

Нб 8 другом положении -  на сигнал.
При атом срабатывают сигналЬнЫв реле РУ 14 
спи Р У Л  соответственно.

Ц. При форсиррВке Возбуждения Компенсатора 
S управляющем устройстве УУ1 срабатывает реле 
КЗ, катаров своим контактам включает реле K7M. 
Воле К1М подает сигнал „СК б режиме форсировки и 
запускает репе времени РКФ . бели длительность 
форсировки превысит 50с реле РКФ переключит 
КРВ на ручное управление.
Реверсивный бесщеточный возбудитель имеет следу
ющий объем предупредительной сигнализации 
/) Сработала защита возбудителя -  реле РЗ, 

сазналЬнЫе реле РУ1, РУ2, РУЧ ; 

г) Сработала защита компенсатора о т  замЫкания 
па Вал ротора в  одной тачке КЗР-З-сианалЬнЫе 
реле РУ1Ч при действии защиты на отключение 
компенсатора а Р У П - при действии на сигнал -.

3) отключился автоматический Выключатель АВ2 
трансформатора напряжения 1Тн - РУ5 ;

Щ) отключился автоматической Выключатель 
собственных нужд М В  возбуждения ЙВ5, Й86-РУ6.

407-03-461 S7 эа
Цсталовга. синх/ч»ннои> К ом м лсл- 

к с в  - 1СОООО - 1<
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5  Неисправност ь собст венны х н у ж д  38о  в  системы  
В озбуж дения ко нт а кт ор ы  Л1 и Л 2 от клю чены -ру / /

6 В клю чился р е зе р в н ы й  фидер собственных н у ж д  380в 
Возбуждения -  Р У  S ,

7 С К  I  реж им е  перегрузки РУ 9 ,
8. С К  В режиме (рорсироВки РУ 10

9. Неисправность А Р В ( Т П , и Т П 2 на ручномупраВлент) 
- РУ 11,

W Отключился автоматический Выключатель В АРВ 
S I, S 2, S 3 , S 4 , SW -Р У  12 ,

// Вода В кожухе Возбудите,ея В б Л  МО - 5 0 0 У 1 -р у ;з  /
12 Повреждение положительного тиристорного Выпрями

теля Т П } -  РУ 15,
13 Включение резервного силоВого Выпрямителя ГЩ -РУ Ю, 

Все сигнальные реле обоими конт акт ам и Включают

реле РПЗ . Р ел е  РПЗ блокирует  пуск синхронного 
компенсатора , подает зВукеВой си гна л  на ГЩ У и ctemc- 
Вой сигнал на Г  щ у и 6  блоке с  к .

У к а з а н и я  по м о н т а ж у

СилоВые ка б е л и , связы ваю щ ие АРВ и Вторичные 
обмотки трансформаторов Т 11 и Т 12 , АРВ и обмотки 
Возбуждения обращенных синхронны х генераторов 
С Г , и СГ2 должно! быть небронированными.

Схем ы  и я к у  температурного 
контроля .

В соотВетстВии с г о с т  ьо9- 84 синхронные ком
пенсаторы с Водородным охлаждением должны быть 
снабжены устройствами контроля температуры обмоткиt 
акт ивной ст али сердечника статора и водорода с  ре
гист рацией ох уровня о сигнализацией о превышении 

допуст имых температур.
В настоящей роботе регист рация уровня темпе

рат ур  производится с помощью уравновешенных само
пиш ущ их мостов к е м  2 -  30 на двенадцать точек 
изм ерения.

Для возможности сигнализации о превышении тем
ператур К С М  2  работают с  блоками реле типа б р -02

В схемах предусмотрена регистрация и сигнализа
ция температур ж  ел tea , м еда, Водорода и горячего масла. 
Контроль температур холодного масла и боды (холодной 
и подогретой) осуществляется с помощью уравновешен
ного самопишущего моста К ем  2 -0 2 3  без сигнализации 
(т е  без блока 5 Р -0 2 ).

При поВышснии допустимой температуры на п ц у  
загорает ся табло „ Превышение допустимых температур'

На панели температурного контроля установлены 
индивидуальные табло сигнализации превышения температур

Так как блоки 5Р - 02 выполнены с самоудерживанием) 
на панели у  каждого блока Б Р -02  установлена кнопка  
отключения цепе само удерживания.

Присоединение термометров сопротивления к самопи
шущему мосту производится по трехпроводной схеме 
При этом В шкафу термоконтроля с целью уменьшения 
жильности кабеля производится объединение третьего 
( питающего) провода от нескольких термометров’ 

подключаемых л  одному прибору, а  т акже второго 
(измерительного) провода от этих же термометров 
сопротибления.

НКУ автомотики, сигнализации, защитыt 
Возбуждения и автоматики маслосмазки.
НКУ Выполнены с  применением новой релейной аппа

рат уры  д р у г и х  заводов.

Схемы автоматики 'Защиты и т .д.долж ны  быть 
скорректированы в соответствии с новыми НКУ.

Старые схемы под кл ю ч  гнил Н К У  к  соответствующим 
схемам  автоматики, за щ и т ы  и др. оставлены в  работ е  
к а к  справочный м а т е р и а л . З а м е н а  И к  У д а н а  6 таблице 
на стр.

Схема полупроводникового реле 
уровня П Р У - 5 М  (лист  2 6 )

ПО „ У р а л эп е кт р о т я ж м о ш  ~ заменил струйные реле 
уровня м а с л а  т ипа PC ЦНИИ на полупроводниковые реле 
т ипа  ПРУ - 5  м

В маслосистеме СИ установлены два реле уровня 

&еле ПРУ -5  М  состоит из двух блоков : блока первично
го преобразователя B F  / ( и ли  B F  2 -  второго реле) , 
установленного в  маслосист еме С К и электронного  
блока  AL  /  (  A L 2 -  второго реле П Р У - 5  м ), обеспечи
вающ его усиление полученного от первичного преобра
зоват еля с и г н а л а К о н т а к т ы  электронного блока 

включены в  цепи автоматики и  защиты с  К  Электрон
ные блоки A L 1  и A L  2  установлены на  панечи автома
т и к и  т и п а  ЭПО /0 6 3 /2  - 8 7  Б л о ки  пит аю т ся от 
напряж ения 220  В переменного т ока  через автомат  
А 8 Б  цепей а в т о м а т и щ  возбуж дения

401-03-461 87 ЭС1

Установка синхронного компенсатора 
К С  в 100000-п

CraquSt Лист Лиетв

Н контр Рыбкина ft'Hi Р П 13
Цвч лтп РыВпана Общие данные 

( окончание)
ЭкергосетЬпроект

г. Москва 
Ю87г

Й К -SL. Зернив на Я

фермою А 2
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Рере'/емб а/гларатур/х

Hstrv
SCTO-
набки Маименобанае /Пип

Тсхниу&сихя
%а/)ам7срисп.

г

— * 
~ 1

/рНМММХМ.
С S/iaK канг актами«V»

*
*

Ш.  АВ1 
- M S

ЛЗтснгсхта vccxud 
ЗыМННит&Ъ А 373ЗС 1мл т/*0А

/770 *? А3733С 1*р. - /АСА 1
2АбЗ, М3? /по же А 3723 Тмр. -- АСА См. Joet* /|

43 Е /770 же АН'63-2мг J н.р.щ 20А i

з'
АбШ .тс же АН-63 2мг 7 н.р ~2SA /

1
----

«о *

% $ылр&*игпеланбш устапобнам  
питания цепей стперапн/бмои d/fCAupoStuA 

роуьединигпелейjsct г щ у  (+и/& *>)

приме чаниР г

f. МансималбнЬ/й. pacqenumenb абтоматаб А&3 Ъ A6I смят.
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А Р>си> нь/лг секциям  и / а т а  ^  3 8 0 / 2 2 0 8 л  раънп* секциям 
Of«mq -%.ззов

H i

с А ^ гА ц
I I
| Панель I

| &и£сУсдениж 
I с * * г  [

I___________________ I

г

______ Д ” \  _ " X

8 ё I ьн ~~crt у лм

qi/поматики
OCJL

Цепи умц  
хат оо*нахл*оггх& а и з м е р е н а *

дод сройн ого  ахмаМхЬъое т ем п ерат ур* * ' 
и  р е п е  ко/лтоолл дл и - cjct. 
т е  лености пб/бглхт CJX*

к  I  с ек ц и и  и /а т а  ^  й з о /^ г о в

------------ -----/ \ ________________

Панель уппа&г. И  
электродвигателей | ^  
\/Ц сГсЯ асН с1Ш Г~

1Г

Шкоду д р е н сск&юо ^
насоса~аРл

АВЗ

Работай н а со с подкачобЫ схций  
Мсгслос/нсцШх, м о с л о н о с о  с

Шкаф 
Эр&ыа>Лсносо

/гОСОСО СЛГ£Г

К JTc&kc/aa и/oarer ^  33о/£20 8 

А ____________________

st«а

П а н е л ь  учра&т ены *? эл&Ьрем  г* 
ЪВслсотенеО м а с л о  с *  

слс г г

Пк/т °
V о  о

\6f \b
а& Г £ \

W x 6

1

____ I

/6

П ер еч ен ь  аппарат уре,

yfeat у па чтеи
Марка

AM.AV.
AM
ASS

А& з,т
м умг

РП1
Р 3 ~

/w/.-дуу

Ы аигнено ба м и е

H ffm o M o m u  ч е ё к й й
itO Y a/nejfb А/15Р~ЗмГ

То Ж е ДП5Т)2нГ

Го Же
То Ж е

М агл /ипт нсио  
Оуслхпгггге/ть
P a te  п р о м еЖ У О ю ^н л . 

Реле Вре/чема 
Р е л е  м о п р я ж е м и *

Т и п T e X H t e e t r t m  л 1  „
Xapr/Jt аургжг^ & Прсн*гы\

А1Ш 6МГ

АП50-2нТ Тмр*23А

ПЯЕ112?

38~2/7
РНЗЗ/WO

*но~ 2/>А
1нр~ 2̂ 5А
7нр*ббА

__J 2 0 J
___2208^
2208,QHPe 

200-^008

2 2pu2j^jt
2р«2лЬк

2
2pu2j6/x

2pu2j6/jc

3707 7Sf
27*+* 4 

±.A3S

i
г* гг  

Л /  Л2 76f
--------- -

J72 76S

07
II
X ASS 09

Рв prt1
r-H* r W l

370f X A S J 753
2-H-X

- 4r4S9 743
2$г2

Вслему ynpak
лени%ж*и/оы 
и  сигмсж*иосг- 
цио бозбуЖ- 
оенол.

"7* схему
CttCMCVXJaCKJCA

Примечание:
Ряд зиэкимоб на панели возбуждения см. 
мсхему управления f з а ш и ть/ и сигнализации  
возбуждения * л и с т  37.

К  эл еГтгтроЭГЬсатснм к  ялекгтррдкоесг- 
Эрем овЛсноео м а со сгх  т е л / о  др я н а Ж м о е о

н а с о с а

V-— у . —/
Родкхгч*А&*<9~> Рабочий насос
ир*Гллххоноевс нсгмосмаЖ*.

tL*°nT&
HeH'nm
i«-y’

Ш :

Ц о 1 - о з - % 1 .  & 7- ЭС1

У с т а н о в к а  с и н х р о н н о г о  к о н а е н с о т о р а .  
/С С Ь  1 0 0 .0 0 0  - М

С и н х р о н н ы й  го н п е н со м о р
Cranvs Лисп P i t  г  it)

т / ?
Распределение переменного  /иод е ъяоЦгоь и A bPcoounfcH ' 

ЬС^ЬунсаЛНиЛ С х е м а  полном

Э //е р г о с е т л р п е /< /? '
г О)ос к Та

m i  г.
Копорвбал Формат A t  *





К абто м а ту  А 8 4  и шинке И/ б  с сс распределения -380/2208 
а  АВР с о д cm беннд/сс ну ж  а возбуж дения.

3/2

л  ”

Serene управления з а -  
щ и т  6 г а с  иг на//из сезагзк Н /

5 елвпе л и т а н и я  и си г на- 
/газации ссдсосднсй ус тан
6 с лине у па и  о б т о ч а т
~j/t -'?>(*//> kJSJЛ*/7/**/*АДГ* J4 ЯВ //

PC2

aSf* (76/w <S* “ v l У/О С i; A u

1------- __ _ _  Р В (

Т » ^ <Р --------- ж т ^ -р -------

1 Г ' !  ^
/ T v i * — a - a - f t ----------------- 1

В  с х е м е  центр саг мал и з  
\см. рад. 5 5 * 0  гм - ф

+ ШОИ \ ш елом
-T -U c e #  ттП вт

J l W j J  W £ 1

К З
* м пзг д

,?Г-1

4<с1 8

(&ШС

703 /РПО
j'tH S

/РПЗ 3*3
3702

j l  Ktf
2РП0

y i f=Ts
2РЯБ /

4 g ^ Z .
34s

-------(& H L

■cyan T i  R 7
94 7
---------

6C.
Латаыс/Q nnC MOt/fU tiSCcpqd- 
мси 1стцнХ:б*и 
9а т с ни e У Ж и  
маслосмазки 
Реле Времени 

контроля 
длит ельности 

берега 
синхронного 
корленса/пора

-ш сЗ

и/ЗАМ

2 3 3 345
- о 3707Т

UJ3C

7РЛ82
f t1>7

7У-*2
± /АВ

2 Мег 
л. 2AS

П и та н и е

Реле 
фиксации 

&<лючен- 
кого

положения 

бЬ/ключа- 
теля 

2В

Л а м п б /
с и г н а л и 
з а ц и и
положе

н и я
СЫ ключа- 

т е л е й  

6  пом ещ е
н и и  блока  

СК

нс 

гцу

Т
здоч

ск

Збукобой
сигнал
„Абарио
ног от
ключей.
быключ

гьш

OSot/6
цепей

упрабле
ния

Ц
еп

а
 

си
е

н
а

л
и

за
 ц

и
и

/в

Шинки организуются 6  помещения а: 
+шп/  блока  СК. см. прим. 3  '

* * M c j * g i a Z b

Шинки организуются 6  помещении 
+ Ш 6 * /' ^лока  с х , см. лримеч. J

г  т »

цели электрс 
маенитоо 
бключения 
6Ь/ключа- 

телеи 
/в*/ 2в

3606 2S 3602

ЭбЯЗа
«о о

Конце бои бб /клю чат елб  т е л е ж к а  КРУ  
В б /кл /очат  <ридера с о б с т б е н н д /х /

нужз J

■■gaBfgJK g ] 4  «£>>

■конток/пЫ разъединителей с о
стороны Вд/сшего и среднего напря- 
жения автотрансформ атора.

f>-----
14 7 \ R T - - 0

Ш/РЛВ ■ Pf
/ЗУ J I K * /35

/рпв
?уу В\Н/0 т

ЯС2
т Л  R F “ т

лог
№ "Т1К/<7 /VSРФ
*36 п ^ / 6 137

рп/ 0
99 ~ ~ Г \ (П Г iOi
0—

РЙ1 - 0
76

1 Г
/в

км

0------
/«3

f~ui
/М -7  

P6/
105
/V Р6В/

toe

W1 ~ 71R#
г т  ..

108

9i ~~1\
P662

Ss

Н1 " T i F t r 113
РБВ2 — 0

fso ~ 71
/PS*

*S2 / Mr t 
2P6M

iSb

113 / W l
p<p

114

91 fJ* '2S
±P5t

38

fas — yltj—  
1b

/W
— 4 f - ~

ТВ
1 Г
/В
“1Г

Ш инки
блокирабки

и
py билд ник

6Р

цепи  
блок-  

зам ко 6
и

заземляю-

6Р8е

щах но
жей бблш- 
ке СК 
(см. раб 
5572тм)

Резервные

к о н т а к т ы

Резербнд/е 
блок-контак 

тб/ 
быключате 

леи

ск 2 г

НP6i AHfAfsf^

2РЛВ2
П Р Т

J70/

,— — --------7 Л

Е — к71 К Г

1.РШ
№ - — J 1
I РФ 2 9982

/р г22 3 ^ / 0

333

9 5 7

В  слое му 
упрабления 

и а 6т о  -  
м а ти к и  з л  
дбиеателей 

насособ 
маслосмазки

В их. аВтоматики 
насосной обооот. 
нос о Водоснаб
ж ен и я  (робот а 
К/92АЗ, Алдбсн (/)
Всхр/праВления 
и аВтоматики 
за дВиг носссоВ 
мае лос м а зки
В ех . пит ания  
и  с и г н а л и з а 
ц и и  Водородной 
уст ановки

д  с х е м у  
т е л е с и г н а 
л и з а ц и и

В схему 
за щ и тЫ

В сх.улраВл 
заиц. и сигна

лизации 
возбуждения

14р

ЗР

АР

45Р

SP

В схему
О п е р а  - 

т и б н о й  
д л о к и -  

р о б к и  

р а з в е д и  
н и т е л е и  
абтотранс 
срормато
ра и  быклю 

Чателя 
собстбен 
нЫхнчжд

В схему 
ре гули роб о 
ния бозбужд
В  схему 
сигнализа- 

ции

С хем а  бд/полн ена  н а  л и ст а х. 16+22

k o l - O l - W -  81 ЗС1
УстОНоёка синхро щ/оио компенсатора. 
К С Ь  №0 0 0 0 *1 7

С и н х р о н н ы й  )сон пО \сат ор

АётанатиТескоС. уграё/гСниС. 
Съема, полная

Копировал

Омдио
т

Лисп Л исрсб

17

Знгр г о сеть проект
Г T/oCkIg 

__________tm  г
Формат А2
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Поясняющая схема

О т  автотрансф орм атора

РдРЗ-2- \Г_
у 6Р V206300 9

M r s -2 0
i - i

В М Л Э -tO
0300А П  *8 I /ВSQKA  1 - - - Г  3 /.5 К А  L 9

I

к С‘К. к ТН собстбеннд/х 
нужд.

Перечень аппаратура
Места
уста-
/юбки Марка Наименование Тип

Техническая
характерист #&> Прашечан.

S i
2КП Н о н та к то р КМв-вЯ 220В Г
2AB МтоматическиО  сд/клю чате л 6 w ss/ffc &*.т.а. -40Я п<*"- К** / Zy ,2р.Бк.
2P Рувилдник РГб Г

.яее Электромагнитноюзамам 3 6 -/ 2208 /
36PJef>№3S То ж е 3 6 - / 2203 2

Прим ечание:
Г Накладна H f зам кнута  при воздушном  

о хла ж де ни и  ком пенсатора.

2. Шинки + ш с (tJ (*)Ш М  9  j  ШС Л  и  ШЗАШ 
Организую тся но TUfy.

J. Организация шинок -Ш б  и  -  ШЛ показана 
S  схеме распределения постоянного  
и выпрямленного то к а .

4. При подаче командного импулфсо на  
включение вд/клю чателя э т о т  импулдс 
должен Sbrmb длителЬнд/м.

5. Ряд зажимов а в то м а ти к и  с ГЗУ^/ГбзиА  
приведен Ё  схеме сигнализации на левой 
Боковине.

6. А ля синхронного намленсп тсра. 2СК м арка  
монтажной единицы меняется ца 2 г

2 А л я  2 Г  м арки ж и л кабеля мву А{Ж
8. Д ля  п с  со схемой „ ДЬпю трансф орм атор  -  

шикы я на стороне высшего налрмо/съни-* 
маска Woe м еняется на Г66&*

Схем а оыполнено на л и ст а х  1о *  /г

Перечень аппаратуре/
Меем
уста-
нобтш Марка Наименование Тип

Техническая
гарактеоасг К-(о Примечая

РВ/ Реле времени ВС-fО -36 Smm г 4,5 у оса. /
рср реле промежуточное двчхпбзииио'нное Р П -8 220В /

ent, p m Реле промежуточное РП-262 л о в 2
POf, Р02 То ж е Р П -252 2203 2

Ъ£ Р б / То ж е Р П -8 220в* Г

| * Р5ВГ, РВВ2 То ж е РП-252 2203 2

I I ГРбМДРбМ То ж е РП - 232 2203, Га 2

1 л
/РПО, 2PnOJ 

/РЛ8 ' То ж е РП- 252 2208 3
•§| РЛ Реле промежуточное РП-  222 2208 У

2РПВГ, 2РПВ2 То ж е РП-252 2203 Г!X,
*< Г» Rf,R7,R3'R5 Р езистор ПЭ6-50 УкОм

^  * #45 То ж е ПЭВ-25 3,9 м Ом У
R6, #7 То ж е П Э 8-25 3,9 кОм 2
Р У/ Реле указательное РУ-2/foQK 0,0258 /

ч> Н У/ переключателе. 
малоеадаоитмд/и Л  НОВ -  222222/1-л 6 i /

КУ2, К S3 То ж е Л  MOB- 222222/1-Л6! 2

I sN
ЛУГ, ПУ2 То ж е РМ0Ф9С -  НГШ/1-Д 42 2
ЛЗГ, Л32 Арматура Сигнале но О 

лаылб/ с зеленой линзой АС -220 2203 2
к ЛКГ, ЛК2 го же кс 

красной ли изо и • АС- 220 2203 2
— Ланпа сиеналдная Ц220/Ю 2203f /0 Вт 5

Ц лгг Арматура сигнальной ламлд/(белой линзой АС-220 220В Г
$

НУ Переключат ела . 
мблогооаритнб/и ПМОВ -  Ш222/1-Л54 Г

1 лг Армз тур о си гнально й 
Лампы с белой линзой АС-220 220В Г

*
£ — Лампа Сигнальная Ц -220/10 220В, ЮВт г

АВГ А 3т о  мат и чес ки О 
S д»клю чат елб АП50 ЗМ7 2. ЗА г Z\,ZP.bk

Л 33, Л$4 Арматура сигна/гдной 
рампы с зеленею линзоо 1

Лк^ЛкА То ж  е с 
красной ла 13Ои

АСКМ-4
2

§ — Лампа я омну таторпая К Мб0-55 606; 55м А 4

4
Ч ГКО К о н та к то р \/ГМб'62Г 2203 Г

ri5 лю Абт о матическии 
в к лю ч а те ль m/SB/tco

Тшт*. *Ь 9 а
( пост. г*ОК , } Z\,Zp.bk

й?ч ; ........

Ш ,---------- -----1 - -  . . .

МЧУ
ft

К 4 *  «нк  l t W  V
г ы&чпм У  *;» i_____

]л  ч \&рнуцт. •>г

4с7 - съ -4€/. 2 7 з а
УстйНО$КО C4H3LpOHnoU> КЬмп€нс<хмср<к 
КС& { 0 0 . 0 0 0 - 1 1

Jecn  | /негой
•M H XpO H H bfU  ко н ^ е кс а т ср

Лвфома щиче.ск*>е
Схема, поена я

\Лпев»Я

ш

1 *

к . r.upataj

■* упра '^ ^ щ ш т ь т ш т

'f_ ___________ ! / д а п Г  ______
ф сз»аъ А 1
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ил Схема ёыполнена на л и с т а х  16-r£Z

Ьо7~оъ~Чб1. 87 ЭС1
—

— Усмановна сииосмннсго конпОКамсра. 
Кс& fo a o o o '- ii

Син*роннни xoMheucomep О  jfJJ Лиан Лист об
/V? гоН-КОМ}

Уог.птп
V v

fyfKUHO

m

ft* .СГЧ

/унТ?
/f&moMOhnj ztCKOO. yr>f>o6fl£- 
Hue, Схема hostHofi

Э н ш ссе т п р о е т
r  r M o c k  fa 

!W  r
Копировал Формат А 2*
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П о я с н я ю щ а я  с х е м а

К а вто тр а н сф о р м а то р у

4

1

Ш каф я  ЯН 
выключат. 

16

-----------------------------------------------
p m

J~r^p
* 1 7 ° -*  -

: & b

i l  i
IZZ

h j

\2 4

К диф  з -т е
синхронного
компенсатора

К д и ф  
за щ и т е  
ош иновки  

/О кв

К автоматическому 
регулят ору  
6 озбуысдемия 
А Р в

К измерительным 
приборам и 
за щ и те

7ГГа

4 411
*TTt

В471
7 П с

C « 7 t

О О П

Н о г *  i * n *  M - t
—  к т

г з 3 t
fVor/i т ^  2Vrth

^ r r ^ J ilL y У Ч -  
♦ ?  1  ♦
fVrrfl 2¥огв tVcrt

..f , c t /r i  / v \

2 V q i

X измерит ель - 
I **/*/ прибором

X gu<p защ ит е  
c uHxpoHHoeo  
ком пенсат ора, 
и з а щ и т е  от  
перегрузим .

Д и ф ср е - 
р е н ц и -  

а л ь н а я  
т оковая  

з а щ и т а , 
з а щ и т а  

от п е р е - 

гр у з к и ,

/ 7 6 / 7 ?  /704?-

С и н х р о н  

н о й  с к о 

р о с т и  и  

р е л е  кон

т роля т о 
ка вклю че

ния выклю

чателя 2В

и з м е р и 

т ельны е

при бор ы

Схема. 4 *т ор„ен* на ки ст а х ^
H4U*tTp fa itWHL

Ы -03-Ы 1.81 ЗС1

Установка синхронного ком пенсатора. 
/Сев ЮО.ООО~Ц r

CjHXpoHHbtu компенсатор ОпаасЛ Ласт /fi.cmch
Рп г ъ

Цели переменного тока Ъащит 
измерительных Приборов и. '
АРЬ С хем а помнох

Энергосеть прое к т
г Месиваm i  г

Щ ьршвгтЛ?
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_rt_ 4 4 1 1 r r / lf /■ 44/2О От 
f* 2

!Т  Гб °t

_rr 3 4 /1 ТГП2
3 4/2

/4 г
/ТГс_ л _ C4tt

op
ТГПЗ I C4/2
14 ?

f

0411

ЗГТа
_ П _  /1431  

ЗТТё
_ л _

ЗГТс
_ п _

S*Jf

С431

043 f

3 о  щ и п х ! 
О ш и н о б  -

а в т о  - 

т р о н е  - 

ф о р м а  - 

т о р а

5ГГа /?Р д

f ° r 4451
srn

_ n B451

P  ^
/ / (4

M (P A f)

srre
■ r r C451

X/6

0 4 5 1 X l/S

& i ______ L _

б Т Г а
_ T L .

6 r rg

l _ r t _
6 Г Г а

U T L .
0461

Тоховые
с/епи

Схема выполнена на л и с т а х  2 3 + 2 5

Ызмери - 

тельные 
приборы  

и счетчи
ки

З а щ и та  
минималь
ного на - 
пряжения

З а щ и та  
при пони

ж е н и и  
ч а с то ты

« Ш *  

А /Д .у>
ЙяёкиНс±*З Т Л 7n < z

уЩ

k o l- о Ъ - Ш . V ЭС1
Установка синхронного х о м п е н с а м о р а

К С &  № 0  0 0 0 -1 4

СинхронныйKOHhtHCQmop

переменного т ока  ъащ,и™, 
иъ н ерит ерь ни/ прид про £ и
flPb Схема щ.нар _______
Копире Сар

Стадия Ласт
СП

Листсб
г ц

Тнергосето прсек /п
г. Моснба

m l  г.
\*сриа/п f i 2,



шс-й

3701 2 \  v r  2 »
' 2 1

8В1± ... Г 4,3
--- 7W?

РЧЮ X . 935
31 \ь

/С РУ/ в схеме

1 РТ
*- поста я много тока защит

5
fl *3РПТ

3701

71 г з 

ЛВ2X 757

03 X *fi1 Об

83

Л  г/
ЛВ2JL €58

jl w fd
7/7 ff9

а/ЗС

88 7 27

Шинки 
сиена л и ' 
зоции

Звуковой 
сигна л  

0 Нейс про 8 - 
ноеть допел 
обметок 

1ТН*

В  с х е м у
сие м оли' 

за ц и и

В схему
(?ётоА4<ути-
ческоео
управления
В схему уп
равления, 
за и /и ты  и  
с и е ч о л и з о ц  
В о з б у ж д е н
В схему постоянного тока 
з а щ и т ы
в схему ре- еулирова- ния возбуж 

рения

Резервный
к о н т а к т

Примечания

ft Ш инна + ШС ш орга н изуется на П 1/У.

2. В с к об к сне да н а  заводская маркировка 

измерительных приборов 6  ш каф у /?Р8 

в- П р и  необходим ости Выравнивания то к о в  6  

цепях диф. за щ и ты  ош иновки реком ен

дуе тся  и с п о л ь з о в а т ь  п р о м е ж уто ч н ы  е 

автотрансформаторы  /пока, установленны е на  

панели П З 233-79 (одна  панель на два син

хронных компенсатора).
4- Пяд заж им ов на панели за щ и ты  см. 0 Схему 

п о ст о я н н о го  тока защиты * ли с т  28.
& Ряды зажимов на панели автоматики и сигнализа

ции панели управлении ж  ГЩУ, панели у п р а в л е н и я  
в  б л о к е  С К см. 9 Схему автоматического у п р а в л е 

ния листы  f9~ 22.

Схема выполнена на

2 6

П еречем ь а п п а р а т у р ы

Нессray Марка Наименование Тип
Техническая
характер Ибо Примеч

2У Вольтметр Э-ЗЗб 78325"} '' /кюв 1

$
тгггтърУгз

Реле тока е торможением 43Т-Н 3
РТ/ РТ2 Реле тока РТ- 40/ Ю 45*105 2

| РН1 Реле напряжения РН-бЗ/бОА /5+606 1
Ь■» PH? То же PH-59//60 40+/вОЗ 1
■о рнз То же рн-зз/т /5+60 1
ь Р7 Реле частоты PZ-1 45+50гц 1
0к РУЮ Ре л е у ко готе л* нее Pypf/0025 0,0258 1V R8 Резистор ПЭв-25 3900 Ом 1
П РТ Реле тока РТ 90/ТО 12.5+50 8 1
А \N рпт Го же PT40/S0 ' 12,5+508 1
5|5
in

??: fVa7 Ваттметр реактивное мои/ ё 2 я сторон школой А-335/1 Мо&д/ ГООВеооо/5л 1

28 'Яиперчетр Э-ЗЗб 6000/5Л 1
I4 2V<n ваттметр реоетибнойUOU4 С еясг*т*уоч ш*ел60 4-335/1 4Ьоос / то в косо /ял 1

Is IVaxh /четчик реактивной •мереии срнтгзн 100 6;5а. 1 состопором

II 2V<nh Счетчик реоктиёнШ4 •мереии CP99-UB73M/00 В; 58 1 -5?--стопором

i ЛВ1 Яетомстичесгии о**лю чат ел* яп-зо-рнт - г Л-К -Тррззл/нА 1 2з u2fi е?<
*ч ч* С ЛВ2 То же 8/180-3 ИГЪ - *88Т»ге • 3SJ* 1 2» ч2р
* 1
н
It
ii

8ВЗ То же 8П-50-2И1Т'-~*П—Imre -351mm / 2\ ч?> (г/«
81 + 84 Резистор пав- /50 ЮООм± 10% 4

5 ^
НоЧ-пТп A ifa u ffO . С2*

Ш ш б

b o ! -о ъ -ч ы . я ? э и

Усм ановна сингьгчногоком пенсатора.
ICC& 10СООО-11

у - [ C*3Qftf /иск | Гсспоб
Синхронный качпенсатор

~ 7 ?

—  Э к р н сет т н **
приборов и/РВ Слева п от у  '
К спорно А ""*сгчят RZ
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З ои/ит а am  
в нутр енни х  
п а в р еМ ден и й  
возбуж ден и я

Лифферен
уиольмоя
з о и /и т а .

в о и /и то  о т  
одноф азны х  
ш а м к а н и и  
н а  з е м л ю  в
о б м о т к е  
ст ат ора . j

В ы хо дн ы е  
п р о м е ж у 
т о ч н ы е  

р е к е
З о и /и т а  о т  
обр ы ва  егрруи  
см азки  /tap*  
ш и п  н и к е  8
Заш ит а cm  
п ер * еря  в о  m g
изипник ов с 
д е й с т в и е м  
н о  о т к л о н е 

н и е  
Макеинньяяный 
п е р е  е р  е ё  

t$ rC.

З ои / и т а  
от  п от ер и  
6 о9<Т{/эсере -  

н и я

З о и / и т а  
м и н и м и л ь  * 
нее о н о а р я  
аю енир.
З о и / и т а  о т  
п е р е е р у З к и

З а и л и т ь / р е О  

е т в у ю и /и е  
ггри п о н и ж е 
нии  част от ы  
и напряж ения  
и заш ит ы гран  
cf>op**omop<x

Р е л е  к онт ро  
/ л  обры ва crpyt 
с м а зк и  п о д 
ш и п н и к о в

Р е л е  с и е н а  
л и з а н и и  
п е р е г р е в а ,  
п о д ш и п н и 

к о в  .
М о к с и м о л ь -

нмй
п е р е г р е в

г ¥ * С .

ш ъс

43 У

л  a t  т с -  A i 7 J _ H  

И Л у  f f l  
A b s

У  . .
7 е  7

л и

■ и П Т

■ я 2 -

г -

) В схему автомата-
—~ л еескоео упра вл е ни я

b f i
Й  1У7

3113
— ш

ш

z i -

Схем а (»ГЮ  л  Пен а на *ucrna x .
2 * - 2 S

xtm JP
Нчч.пГп
( V V *

Ь /С к ч н а  . (Ой£з  
Рб/£вчн°- 
6фвЩ *Ф

1ринка Овразо- 
Вони* 6 ПО ' 
*»«Ш. С. к

З а ш и та  cmЗон М О  а  и 0
ы* стотсрл
J пирита С'Т>
потери
возбужден

Защита 
обрыва 
струи союза 
псОшипников

иимка образ 
Ъония на. г ш з

Цепи
звуковой
сиенали-
з а ц и и

Защита 
пере ере во  
нова /.
/и ф Ф е р е н
з а ш и т о

Защита от 
п о н и ж е н  
у ас го с ты

Защита cm 
пониж ения  
напряжена*
3 о щи т о  
о в г г о п у р а м - 
сфорндторе 
З а щ и т а  1 
cm перс •
t f fJKU
сишнализо 
уир земли в  
ecu. cm am

Сиенили-
sat/и я  

п е р е е р е в а  £
н едш и п н ,

ЙV «•
Т$:>
S'*

3 5

в t/enc 
включения  

/в

оп/уй
НОЬ0

П Р У - У м

(с м '  п р и м , л )

U o l - О Ъ - Ч Ы 87 Х 1

У с т а н о в к а  с и н х р о н  н о  со к о м п с н с о тс /и а /. 
К С  б  / о о  о с о - н

С и н х р о н н ы й  К ом пенсатор
Сталин 'ист Л е с - Т Г *

РП 2 6

Цени п о с т о я н н о г о  т о к  а  
Э О щ и т ы  С х е м а  подмор

. . 7 : : ------------------------ —  —

Э н е р го с е ть п м в  *  г»
г Wocntd

m i  г
фермат
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O m /w o v e w e
6b//O l>O VQ r- 
т с л р  £ & .

О т клю чение
\&ъ/клнэчат е-
U p  4?^.

i б ц е л  6 
|б л о л а р о & х /  
л о с и е с у 'О -  
сцегсТпусКа

в  ц е л ь  
гнусха ре- 

Э ер В н Ь е о  
м о с л о м а а э ' 

-Q9L

РездрбнЬ/е

нонтантЫ

П р и м а  ч а н и /з  :

J. Размещение и номера спузуии^х. реле PC  

и термометров с/земалиеЗа̂ ии ТС соат&етет 
£ует ссс&ое JJcsTy<yHQ&Ka теосноло&ачески* 
приБароб абтолпагпи/ai и и&мерснир?

Z. U^tnu. эле/ст/иэнняхо йюксх ALZ ul ырВшицаго 
wf>LC$fbO-%c4<x-Ttf,х  Bfl p*/ie npy^fM 
аналогично цепям А Н  и BFi.

Сжел/о Выполнена но/ s/ut/no/xi. £6+2$

и

Перечень оюпсх/рату/оЬ/.

Wean
ж tfk/рШ Ноимемо&с/нче rtun

Телническар
jcapatmepsaш Примеча

ние

$

i
■>
о
§г
£

PBS Реле бремени 93-/33 ZX03 /
P3f, рвг Pm  бремени 36-/J3 агав г

PBS Реле Времени звмгз ггоз 3
рм.рпа Реле промежуточное рп-гз ггоз г

pn$ Tbcjte рп-гз ггез 1
PU{ Реле yfcазотельное руг//ззо ггоз 1

PVtf
руатРУб Та з/<е Рыг//с̂ сз Ог 054 В

К кнопке/ КВ-О//УЗ исп.а i
PI Резистор 7733 -3S ЮО Ом 1

*?, P3S Резистор ПЭ&-<?5 геоо Ом 3
HMH7 Накладно контакты. НКР-3 7

i
РУ9 Реле указательное Py-Bffaox с,сз$р 1
P5V Реле Времени 33-Яг агов i
РЛУ Реле промеррутачное Рп-гз ггоз i

e ^ r s s Резистор пэ&~<25 3900 С* S
P9 Toof<e ПЭЗ-aS ЗОССОм £

III JtU.ALZ Электронный
блок

*Ai лег̂ллел- ггю r/Ру Sm ■ n o t £ Комплект- 
но с с.к. 
См. прим.]

ТС-36,7Рг7 Термотет/к/уеемакСийысзли.&атсо ТСМ-ЮО a
Teas-re 29 То а/ее ТСН1 -100 a

L 6>f Ь П ' ? Г е р & , WoJ- ' p* /соп«/Ч>кть. fXjii j т f&faarep* 1 \ Пру-ун 1 *

1<о1-оЪ-Ци. 87 X /
Установка синхронного компенсатора. 

Ксь юо ооо-Я

Синхронны  и компенсат ор

Ufihu п ост оянного  тока.
Защ иты. С ^ем а полная

Р П

Ласт
27

Лисп; 6 ~

Знергосет ьпроект
/937 ,

Когиробал формат P Z
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Ч) 1

Приме чание

4 ля с и н х р о н н о го  компе н са то р а . 2С2 марка, 
м о н т а ж н о й  единицы каСеяя меняется на 2 Г.

Схема выполнена на ластах 26+28

Цо1-оь-Чи. 91 )С 1

У с т ан о в ка  Синхронною компенсатора, 
t e a  ioo.ooo-H

Синхронный конпенампор

UfihU постоянного токQ. 
Зощита. Схема полная

Копировал

Стаде# Лист ЛистсЬ

НП 1 2
Знергосетьлроеп ;п

г Мослоа
____m i  г
формат Л2
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833
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Hm/cnpafi- S'.ноет, ofim- ifcrru\rrc к.
£<?Нсгсиа6м, $

ftipna/pjc. 
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С/Г7 /*7УУ//ЗСП_/ГЛХ
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S3 / 1 + 2
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54 5! 7 n  8 
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.52 6 4
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1 +F~ 2

7t2

58 55
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№
SJ

СгеШ Емгхттненс? мг /госта*

HJW?.-Tfoijj/n
tyVy-

Â AWWCL
0,

йфницкар

Уо7-ОЪ-Н1- 3C1
Установка, синхронного Хомленсамора.
Хс& to o o o o ~ t i

Синхронныйкомпенсатор

CuzHO/tuscnjup 
С х е м а  n o p  н о  fit

КопореЛал
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jfucncF
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„Защитб/,
блокирующие 

последующий 

п у с к *

Шинки 
сигнали
зации 

См. приме -  
чание 2

„Защита 
от 

перегрузки

„Защита

Влониробко 
последующе- 

го
пуска*

„Защита
от

замджоний
н а

землю
статора

„06рд/6 
цепей 

one рати6* 
кого тока

,Неиспра6- 
ностб 
бозбужде 

нал

„Неиспраб- 
нос/rib 

целей сигма• 
лизации~

к+щеяГ xPft4
Г Г  

pot

/

В схеме улробления иабто- 
\ Г  '^уСматики зм.дбиг. масдосмазки 
±РУ/ Г

Л  |д----- Ь -+ —
- ДА * »  Iхлгз ,

Л.РУЗ
OL'inr

±РУ5
~змз

^  *"en s  I 
C * I TL "X

x W  
"7113

xPJ2
"ГИ Г1-' 

х Л »  
"7113—

Л 7? 5

W

I

T W 7 —

“#H7"
РП5 I

T Z H E X T

5» 15

x W  
"ИГ?—  

lW
“71 Г Г
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ксв 1ооО О О -Ц

Синхронный к°нпЯнсатор\
Старая Лист Лиспвб

1-------
РП ЧС

ь ш ш Рицина & ё с . W .
Няч.лГп Рыбкина 0/$а 2 Шробленце. и автоматике*. 

Улеетродбиъатсл ей Нас- 1 

лоснаъки- Сксма полная

Энергосеть про ен т 
г Месива 

/937 гi s Ьрщтмя
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/7  o j?  c  h j ? н у щ а я  с с с е м о

* i

t

i

И  Щ и ту  380/2205 
переменного 

т о  ко—----.. — ч
М щ ит у п о ст о я *'
н а го  т о к а  2206

Я д и м е ч а н и я

4. Ш и н к и  © си с  и u /JC  о б р а з у ю т с я  6  пом ещ ении с к , ш и н к и  ±  ш с £  
образуют ся на щ ит е управления.

2. Размещение а ном&р у к а з а т е л я  у р о в н я  г и б к о с т и  УЖ  И3 0  с о о тб е т- 
с т б у е т  схем е Уста н о в к а  те хн о ло ги ч е ск и х, лридороб а б та м а /гги - 

и изм ерения:’

3 Д л я  синхронного компенсатора РСК марка мои том ской единицы меня
е тс я  на гг .

С хем а  бы п а л н сн а  н а  л и с т а х  3 9 -9 2

I чъ
/tqpev& fb а п п а р а т у р ы

Ш я
S C

Мсрна Н аим енование Тип
7£осмгУбск
харалгтфис
тика

<4г. Приклепан.

Р Т Р ел е  т ока р м о /о.2 0.65*0,20 7

РП2 Реле гтломлжи/гхыюе РЭ б-ЗЯ 2206 /

Р6 Реж е брем ени ЭВ-235 2206 /

РФ/ Реле пооменчточное РЛ-12 2206 /

РФ2 /лож е р п -н 2206 /

% РК1 т о  же PTh282 2206 /
0
о РЛ/ т а  ж е РП -25 2206 /

ПК/ Угаке/п. бЬ/к/rsQ- 
VamcsKr ЛВМЗ-бО « И ; м г » /

непалке*

§ ЛК2 /77& /ке /76M3SO W A -, 2200 / — --

1
НУ/, ну2 Переключатель

М алогадааш пнйи! /7M0<MS-ff2222/r-Sf 2

§
§

НУЗ /По же птЗЧ5- ff2256/rj/S8 /

ЯЗ/.Я32 Арматура сагналбноы 
лампы с Зеленой ламой АС-220 2SЯЗЗ /7/оже АС-220 1

ЯК/, ЯК 2 ' п о я е % Ш ° и АС 220 2

янз
fo  М& слраснаа 'Якл 

ЗОН АС-220 /

§ — Я анла сиеналбная Ц-220/Ю 2206 /06т 6 2Ш-/5

§ я г.я з МаенсипнбШ пуска- 
т елб НА/0-///

вгя*иВалошаЯ‘
мащушш-ЧЯЬ г 300343%

я г Ронт ант ар НТЛЗ'бВ/ 1 2НЮ 243%
ч

9 !* НПЗ‘ 60S /

а РУ/РУ2, РУ3 Рвяе указат ельное РУ-2/Д325 0.O2SA 3

1 РЭУ т ож е Py-21/0,02S 0.025А 1

45 Р е зи ст о р ЛЭб-75 /&700Л1 /
d *Л П ускабои /эеостогг РП~25Т1>9 1 КолмМнпюc*fssar£*r*

j 7П TptXHCObOPAfCCrOP 76C3-U2S 22oXfS6
гоОба /

К/,Н2,КЗ,К5 р ези ст ор ПЭ6-2Б ЗЭ0О0ЛГ 4

§ АЗ/ A OmoMcrmuvecKuO 
бь/нл/оуат ель АЛ50-ЗМГ Тнр -/ОА 1 2р.2л.0/к

Ш /77о ж е АП50-2МТ /к р  - /ОА 1 2р  2/ д/м
А63 т а  ж е АГБО’ЗМ? 2м Р - /ОА 1 2р. 2J.0/K

fc'13 ужи 30 Омпзщтель уровня 
жаг/нбеле ана/ктибм. УЖИ 1 CHWu/w2

| й

* 1

*107-03-46127 ЭС1

УстиноСха. синхронного нснтнынпора.
К СВ 100 ООО- 11

Ш Л .
Ш ИЁ Pi! СКима

>м1*мм±
бфниусо* Ь*фР

ш

Синхронный компенсатор

У про €а СННС. и й1монатига 
Э/)и*горор>и ixxmtneu насоссб 
на слое Разки Схема полная {
Копировал ’  1

C'JWt лисп Jiucnwb
РП Hi

Э нвогосет ш оеь т 
' i Мее к So 

1987 г
фйрматйЛ.
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К абтомату АЗУ и шинке И /  
см. схему распределения перемен
ного токаМ012208 и АВР см £св-

Ьждения
~2208

ТЛ

AQ2

з«
aat

блок распределения года

A mП ____Г7Т71________

LLL,
Х(

и
ПсВудателс расхода

Схеме бЫполнена нс лисш ст 4-3,44 1+5 .

4 0 7 -0 3 -4 0 7  S7 3C.L-------
Установка синхронного нам пенсатори 
КС/3 ЮО ООО-б  ______

— —

Синхронндш компенсатор
С *cd-S **• С*** L С

on ± L i _1Гкомтр. РрАкино
начат Pt'gKUHO WSL Питание и сигнализация 

б&порсоней четаноски 
Схема полней'

т S\f /л. J /

ЭнергосстЬпрсект 
г Мсскба 

m i г
Сппыпт i п

rv* ip Верницкая

К спироВ ал  'НУар и  О орхш т  *2
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47

РЛ4 /03
3 "Ч

370/
Р95X

3"3
РП5 329 )

J* Ц
РП5 349 т

16
±РХчт» гг

h А*У55 LP52 57
. .жЛ

3  схему 4" 6нС т 58
автомати
ческого 
у правое -

53
56' 1 51%— 60

Резербнью
контактыния ф Ч

J.P37 61
4"б 62

РП/

В схему
35 ----------- 5 ^ ----------РП2 37
53 РОЗ 54

сигнализа
ции

65 "рЧ
РП5 66

63 71 ГУ
РП4 64

67 51!? 68

П р и м еч а н и я

/. Размещение и номере Ужи 33 и КМ -43 с о о тв е тс тв у е т чертеж у 
* Схема установки технологических приборов ас тем ати ки  
и измерения."

2. Ш инки шзс организую тся 3 помещении блока ск шинки *шс§ 
организуются но гец У.

3. Контакте/ „3 -4"реле 2РЛВ2 являю тся общими для целей сигна
лизации данной схемд/ и схемд/ управления и автоматики злектрс- 
двиготелей насосов маслосмазки

4. Газоанализатор ти па  ТГ755C7-7f AQ2) не входит в  поставку зоба да  
и закозд/бается при конкретном проектировании [взамен ТР И /6} 
Блок пробоотборо заказ С/ бается вместе с газоанализатором.

5. Для синхронного компенсатора 2ск марка монтажной единицд/ 
кобеля меняется но 2 Г.

Схем а вдтолнено на листах 43,44,45

~4р
Перечень аппаратуру (см. прим. /)

hero \кто мое- /ш Марка Наименование Тип
Техническая
характерно К-боПриметан

'll

11
It1
§
$
1

PT Реле тока РТ-90Ю.2 0,05-0.24 /
РЛ1-РП5 Релелромеясупочное Р/1-23 220В ■ 5
Р5/-РУ7 РелёуказателЬное K2IIQ025 0,025А 7

н/ Накладка контактная НКР-3 /
R/+R7 Резистор ПЭв-25 3900 Ом 7

тл Трансформатор Г5С2-425 ЯЗова220/368 /

й
i l

KM -43 ЗлёктроконггЬктнШ
макомсто ЭКМ-/5-4 /

$ g |

41

Номплек- 
тне с 

СКKM
О.пСктрокантактнЗш манометр ос бзро/оО- 
опасном корпусе 0+6КГ/СМ1 /

УЖН39 Указатель жидкости 
инауктивндш УЖИ / Комплект

но с 
СК

См. прим' l l

4j

I5«V
AQ2 Газоанализатор ТО5501-1 / См. прим 

4ВО/ Блок прсбоотдорб четырехканалонв/и Б  17 4

4 0 7 -0 3 - Ш  87 з а
ЧГПППНПпКП Г/!К'ГППННП?П
же ю а  о о о -н

• t ri^urrnjfJU

Синхронней компенсатор
y}uc/T? Iлиг/ппК

РП %Н контр РдгИкино нЩ
Ш*лгп
QtljpL

Рб/Внино
Верницкая

Г%94ty_ fhjmcMue и сиенализаиия 
Водородной установки 

Схема полная
йнерерсетЬрроетк Москкт

/981Г
Копировал Ti/oi'U' формат А 2
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I

T u g *

| ^ т л р
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7V-T9

Хеоггус бесщ еточного  
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H Контр fb fxH H C i f t t f t
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*107-О ъ  Ч$< 87 К1
______ Установка синх/>мнп7 • гснп^нсаггуора^

Кс& №0 0 0  0-41
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й г1м а усУанокщ тг> нро j Зчерг-осйгрьпрое h 
XUttAKul npuCopcf abr° ' I Чоскбй
7*Q.TUKl* U uq h epet-fusf  ̂ ; ______f3Sl2_______
л - поре $п'л



CJ

/7риб~орь/ сигмаиклжа/рии и  заилить,.
км Манонятр

3*ekmoomexH<j'McJbub
Pqpnyc

CJC
дакленис
■водородаГ w m i

VKUJ9 Указатель уровня
Dkudkocru UH&KtnyjZj- Аррухмс

САГ
Уровень
Усид/Ьасп* Mtv i

VKMSO У&:азоте* 6 уровня 
akudkocmu индмЬи^ M j d w /-\snydtrrfM6 узки i

ГС-77 CVmpampОмаУсданнблЗгср ко 7CMT0L f
тс-гз ------ *9------ Стамм*** --- т ---- ко тчш f
км^з ЛТонол+етрзоектрокомтЫтЫи ВодорроСЫ.Ш ш * н т f

n r ПриеннйР вазо ансглизатврс/
__J

Аорпмс
САГ Водород TThtat i

TC-pff
ТГ-27

Тер/чометрмвс&лО \ с и Анализа тср \OmqpoHaS* б&*/*антоодир{ПшмкМ-атя*
*С-0*А тент 2

'те-гр
тс-г9

Тернонмтрическии
сигнализатор Стороной Се&чонт 73-ОАВт

iC-ФЗклте*нт 2

Tkn) ipw <  урЛнл
Macjroоистяно

Лодочанве*•Ж7 в ТУОдиММ Htukjf
прэ-
JH \ 1

резг
(tfi) ''Pent уробнл --Pf--- Прдсгернаок 6 посшип-/~Алк„Р *

прч-
Сн /

ума 51 У на за тт?е/гд уроёнА Мидмарти индииt- /п̂ лн̂ и »

Omcymcqv - Sue боды УМК 1

РослалоУее+нле Л?о+гл7о4ггтю6 €ь/£оЭоб н о  корпусе мсплмзлмы.

/Мсти&ные ч«*сти стсггпоро. Сторона*#? С т орона* Р *

/~7е/>вмень сг/7/?сгрсгггг&ры. и̂ имск. л

Тющчшоц. fiot обо• - тЧАКиЛ. ££A£C*jZ-<
Насинено всгнслс. 

п/хидоро б
Место I ОбъаТЬт

хстансбцоз*

/7рыб"эр Ь/ с/зме/эемсж*.
Топ

тс-К&п)
Тс-1(&Т7)
г с~Ме>т2)

ТС~Э(втЗ)
ТС'3(6ГЭ)

Терырметр
сооротибленир

Аоромс
emormopo

гс-чЩЩ 
ТС-Ю(ЬТб) 
ТС '5V6TSJ 
Т С П (бТЦ ) 
ТС-Ь(6Т6) 
тс-а(дпА
ТС-1Ъ(6Гв)
iс-/чащ
re-!S(bTi$
TC16(6T/Q

тс-f Stern) 
тсю($и4 
ТсгКбтл) 
тс̂ втгг)

К -S3 
(6Т35)
TC-3V
(& * )
ч -з г
tens)
п -з‘
(tru )
Тс-37
(егзг)
ТС -3S
(trst)
ТС -I*

T^S9
U tah)

Cmcponq/r

Сторона
»р ~

/Ърнчии
гаи

ОхлаУсден
ный газ

ТосАОстл ̂

С то р о н аu.JCm

Стсфю

Фа/лааг
оАеШФЛзо
Ф а а а Х
медь

Фазам
акелезо
Фазам
Медь
Ф а за Х
экенезо
Фаза Ж
медь

Оллаакден
hfbfuРаз

ГЬрЛМии
еаз

глаУедан 
мое масло

Голодном 
бода

ТЬрхгни
-бода

УЬреуоенскхгго
7*Ъррмте 

лгоезго

лГОО

T0S

ТОО
TOST

ТОО

ко

6S

ко

so

з г

со
со

ГСМ

тем
6Г1Н
Тем
6 пн
тем
6037
ГСМ
609/
тем

6037
гем

6037
тем
6097
тем
6037
ГСМ
507/
гТм
SCT/1

ТС'Чб
(СТЩ
Тс^ЧТ
(бтП)

кбрпуЕ
бозбудуте-

Оиюмое*
мо тем

6//Н
горячий

ли 65 ГСМ
6/ГН

/7рим еуоное.

/ С хем а  ^ ь/ п а п н е н а  м а  o o h o £ c/hxs<j  ж т €о9скоео  
чертежа А/ 1БП г79и35-02Л+ Устамобка прибора* 
сигм аогелзат с/аа и  ком т м оаси*

£ 0  ОЬйЪклх* у / к з  а и  Kafr** фс^оёк+и. о£ор,*мх*мл<р
Ттf>M6jUL*r[uO& 40*poru.&/,f fiU.̂ 4  ̂ *-pi4'MX+fj€,A€4iX ё  
T*f>̂ ^№t<sirifu?xA4X / Л Глс >^. д/ĉ iVijp ус+лрёнфсг &Co£*ta ~
\* ки~х n£f>4tc4 t.LM̂ o '̂ '-**3/14? potfcir е<л<4 ег}±уйи*>и>
пгч - гм С хем а ёь/па/тнама м а  jrucrm xx. 46,4*

l jo T -о Ъ -Ч Ы  JC 1  '

Уст онсёха синхронно 1о  х о м п ен со  т о р а  
А с ь  i o o c o o - U

Синтре нныы tcvMOtHca гор
Счмсч * Лист Тасг'сТ

Р П  9 7HKouTp
ЖЧЛМ-
fybV>,

Л>Се ч м ).. .
ВфУНЦМф

/mi,
0 Т и £ Схеина истаноё/са ,  те ж- 

нсро -ш + ьеср и х  Арибороб
Q b jo fu o ju K u  и и^м ерщ ил.

^ ц е р го се т о посек т
г MvC*£f]

m i  г
КспарМл Формат Л£
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Фаза I  

медь

Фаза Ш 
медь

Фазан

медь

%
Сторона

„К"
Охлаж
денной

газ

**>
*i«и
*

Сторона
-Р*

Охлаж - 
деннЬш 

газ

I

„Охлажд
газ"

Сторона 
* P"

Горячее 
масло

Кожухбозбуаи
теля

Световое
табло
. Превы 3
шение §
допусти $мых тем
nepamvp 4J
на ГЩу"

Ц
еп

и

I 49

П е р е ч е н Ь  а п п а р а тур ь /
Место
уст
носки

Позиционное 
обозначение 

по схеме Наименование Тип
Техническая
хаосшерис-

тикс
К-боПримечай

||11
АМ,АК2 блох регулирующих 6Р-02 -22СВ 5СГц 2
ни-м ин Табло световое ТСБ 2203 14

Лампа сигнальная Ц 220/Ю 2208 28

4 0 7 -0 3 -4 6 /8 7  3 d
Установка синхронного компенсатора 
КС в - /00000- /(
СинхроннЬ/и компен- 
сатор

Стадия Лист Лист об

РП чдИ контр Рыбкина
НочПТП POiSkuhq t№+- Цепи сигнализации 

контроля температур 
Схема полная

ЭнепгосетЬпроект
ГМОСХбО 

/987г
Рукхр. Верницкая

Копировал: Ъ /цМ  Фермат /)2
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0 5 ш и й  в и д  
масштаб Н О

0/0/

РуА(

0306о т о т о т о т 020/
O tlt 021/ сею 02090309его?
q ti40£*3

4<NСМ

от

0/07 0/06
Б Л  М  

ош 
®HL&t Щ /Ш Л 2

Перечень надписей
Блочнб/и
номер

аппарапо
Г/03 

обезначе 
ние по 
схеме

М есто
надписи Текст надписи Приме

чание

ОЮк SAC/

f

t
SQ

Переключатель ремонта

оюз SAC2 Выбор места управления
0/05 SAI Управление компенсатором
Of01 ЗА 2 Управпение /в при ремонте

02/7 SfH З а ж и г а н и е  л а м п  
с и г н а л и з а ц и и

02/6 SBl К н о п к а  о п р о б о в а н и я  
з б у к с о о г о  с и г н а л а

02/5 SS2 \ к н о п к а  с д е м а  з в у к о в о г о  
с и г н а л а

0/02 HiWf ГотовностЬ пуска
0/06 SA3 Управление 26 при ремонте
0206 MLА/

<3

Защ ита блокирующая 
последующий туск

0205 ML A 2 Защита без блокиробки 
последующего пуска

0204 HLA3 Перегрузка
0203 HLAk ОбрЬ/б cfeneu оперативного

0202 HLA5 Защита о т замыкании 
но землю

020/ HLA6 неисправность
возбуждения

02/2 HL A 7 неисправность цепей 
сигнализации

02if HLA8 ^сгпаПо^°С/Пд водородной

от HLA9 неисправность автом атики  
маслосмазки

0209 HLAW неисправность насосной водоснао женин
0208 HLAM Неиспра вн о стд
0207 HLA12 Аварийное отклю чение 

выключателя 2в
от HLAI3

0213 HLAH

Примечание•

/ В скобках данд/ позиционнд/е обозначения аппаратов, 
примененные 6 полнб/х схемах.

Перечень аппаратурЬ/ См. прим. {

|1
| н Позиционное 

обозначение 
по схеме Наименование Тип

Техническая
характерис

тика
K-ScПримечание

0/ Автоматическое управление
0/ PVAftVAR} Варметр £>-365 1Ж Ж /5 /
05 SA/1Ю/' Переключателе , 

малогабаоитнЫи ПМОВ-222222/1-Ш / '
ClQ6.__

$Л2(КУ21 6АЗ/КУЗ) То ж е ' ЛМОВ-222222/1-276/ 2
ok SAci(m ) То же ПМОФ30 - ПНИ/I -В U2 /
03 SAC2fПУ2] То ж е ЛМ0Ф90-НПИ/Т 1792 /

02 HLWff/fTt') Арматуре линза белая АС 220 220В /
-J k__ ~Щ7ТЩГ/002,932)

АрматУрр линза Jзеленая АС 220 2203 2
/0

-М __ HLK/,JKffнйк2:лк2
АрматУро 
Линза к о ос на я АС 220 220В 2

Лампа сиеналдная Ц-220//0 220В, /0Вт 5

02 Сиг нализация
/7 m ine) переключатель, 

мйлогабаоитнб/и ПМОФЗО H/H//I В 42 /
/6 SBt(KO) кнопка

сигнальная КЕО// исп 2 /
/5 SB2(KC) То же НЕОН и сп 2 /
Об05 Hl Ащтс1 

ШШЧ1 Табло световое ТСБ 2206 2

_ g -
7<LA3(3TC1
маШ тс! То ж е ТСБ 220В 2

-Ж __ н1А5(ТС5)
ш М Щ Та ж е ТСБ 220В 2

/гИ HL.a1;tc7)
Щ & Ш - То ж е ТСБ 220В 2

4 —
нШ/тсф,ЖЩгс/й' То ж е ТСБ 220В 208

-Ж ___ Н1А/2ГГС/2) То ж е ТСБ 220В 2
& 111А13 (ТС 131 HLAlklTC/41 То ж е ТСБ 2208 2

Лампа сигнальная Ц-220/Ю 220В, /ОВг 28
Комплект диодов /ГД 203 А 0,5А; 5Q08 3

Схема бб/полнена на листах SO, б/, 52

4 0 7 - 0 3 - Ш .  8 7  ЭС1
О с т ано вка  с и н х р о н н о г о  к о м п е н с а т о р а  

к с в - ю о о о о - н_
П а н е л ь  у п р а в л е н и я  
/Г б л о к е  Л к б щ с г )  

Э ПО  Ю 6 2 Н -8 7

Стоят пост Листов
РП 5 0Н. конто РьЛкипо №

Ноч.лт/7 Рыбкина схрма полная, сребиненао  
р^дов заж и м о в  и оощ ио ЭнергосетЬпроект

г Москва 
/987г

ПУК го. Верницкая

Попировал П/ер/ Формат А 2
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Цепи
сигнали
зации

Схема Sdf полнена на листах 50,5/, 52

ТШу,
РукV* W,

РЫёкино
№*4*5-..

407-03-46/87 УС1
Установка синхронного компенсатора 
ПСВ-/00000-//

Опадая

Схема полная соеяи-» Энержетбпроект щрб^залагмоб \ г  г мсскСо

РП
Ласт \JfucmoS
5/
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I

оюг 0/0/ от 020/
РАЗ РАЙ РАЗ PAt

от оюз от 0203
PVA2 РА4 m 2 РА4

ЖШЛ ктш TiffJ.i g&SJ 
tUMA ТИШ Will VTfil 
ШШШШВШЫ 
Ш&ШЦШкШП! 
шсштттшчш

Г  onij

L S f ' J

Г~022p,

b«i

1

|
Si

Перечень надписей (см. прим. 1)
ПонёаЬнЬш
номер

аппарата
Поз 

обсзнач. 
по схеме

Место
надписи Те кст надписи Примем

ч> 4  ^

£  ^  £  
ч> й

0/2/022/ Ш (кр) Уставка АРВ
0115
0215 HLW2(Xr) Готовность пуска
0/05
0205 Й Ш

11
<*>

Зашита блокирующая 
последующий пуск

~о/оёС2С6 HLA2/TC21Н1АЗ>ТСЗ) Защита без блокировка 
последующего пуски

ою!
0201

HLA31TC3'
ШЦЦч) Неисправность

огоt
НШ(ТСС
'НШ/1Г57 Перегрузка

0109
0209

Н1Л5(ТЬ)
Ш6(ТС€) ОбдЬИв цепей оперативного

оно
02/0

НШ/Щ.
WLMirof) Защита о т  вамЬ/канио 

на землю
си/02П

HLA7/TC?)
ШЦЩти)} Неисправность цепей 

сигнализации
02/2 нш/тсе' 1

IsII

ОМ шю(кю) В табло пресыщений (допустимых Г  температур*7

Примечания.
/  ПанелЬ может исполЬзоватЬся для подстанции //0-220*8 

и ЗООкВ.ПзмененнЫе марки табло для подстанций боОкВ 
данЬ/ ё сноб касс.

2 Рамки для надписей устанавливаю тся под лампами 
готовности пуска и переключателями SM/

3. Устанавливается на боковине панели, вместо 
неиспользованных зажимов ряда зажимов.

4 Ряд зажимов выполнен для СН 6С( для СН6С2 
ряд зажимов выполняется аналогично и распола
гается на левой боковине панели.

5. В скобках даны позиционные обозначения а л л-c l - 
fiasrtoS, применяемые € полных схемок.

l i t
Перечень armopamypbi (см npu»S)

БлочнЬЮ
номер

аппарата
ЛЬзицюнюе 
обозначение 
по схеме Наименование Тип

Технические
данные КбоПримечание

0/ 02 Синхронный ком пенсатор
0/0/ 020/ РА2(2А) Амперметр 3365 соос/з или300075 2
0/02 0202 РАЗ(ЗА) Амперметр. ¥ 381 ЗСОА 2 С частой 

шкалой0/03 0203 РА4 (4А) Амперметр М38/ /50 А 2
ою4 0204 PVA2(VAXl ваттм етр 23-365 & Ж > / 3 2
0//6 02/6 SA4(K3j ма/Юеароратныопереключателе ПМ08- 111222)1-7354 2
0/2/ 0221 SM//KP' го же ПМОВ- 222222Ц-П61 2
0//5 02/5 Ш.Ш(ЛГ} Арматура сигнален. ~ лампы теелои линзои АС-220 2
0/20 0220 Мез/лщни$% (УМ) тоже . с зеленой линзои Ас-226 ь ЛвяУсгптСКАсЛо/з А6ЧЛС50СК6
0ЦЗ 02/9 HLR3MK31нМ/лкч) тожес коаснои линзои АС-220 АС !2дм 4 &?ЯЛс2£СкВ

Амлсзсслв
С/05 0205 н Ш тс/J Табло световое ТСБ 220В 2
0Ю6 0206 HLA2/TC2) то же ТС6 2208 2
0/07 0201 Н1АЭ/ТСЗ) То же ТСБ 220В 2
о т 0208 HLA4/TC4) то же ТСБ 220В 2
0/09 0209 Ш.А5/ТС5) То же ТСБ 220В 2
оно 02/0 НШ(ТС6) то же ТСБ 220В 2
от 02/1 HlAjfTCl) То же ТСБ 220В 2
0Н2 02/2 HLASfTCS1 Тож е ТСБ 220В 2
от 02/3 Ш91ГС9) Тож е ТСБ 220В 2 Резерв
от 0214 HLAIOfTCIOj Тож е ТСБ 2208 2

— Лампа сигнальная Ц-220Ц0 220В,ЮВт 41
KL2/PH2) Реле промежуточное РП-18-72 220В, 2/3 2 См прим $

0122 0222 SF1IABI) Автоматические/выключателе АП50Б-ЗМ 2 Сзадипанели
— Лампа Ц22О)10 22СВ, ЮВт 8 (ыж1$0кВ

я/з Резистор Я36-25 3,9 кОм /
Рамка для надписи РБ 4 См. прим. 2

Схема выполнена на ластах 53,54,55
4 0 7 -0 3 -4 0 / 8 7  З С /

Чмп/ш/ъАве/я пшатлим/ЪР/У к о м п е н са т о р аCxlrfffUn L  UniJLfJtJ/irfK/OiJ

fV U U U U -*1

П а н е л ь  у п р а в л е н и я  
н а г ш у  б с Т а  б с й

S n o  fO ffl/ 1 - 8 7

Слюды Ласт Ластов
Р П 5 3Н. контр РЬАкима м _ ЛОР*

нм т а Рыбкина 1)ьЕ- С хем а п ол н а я  ср еои н ен и а  
р я д о в  за ж ^ м ^ б  и  о б щ и й * * Я 8 3 № * т

/987г
ф  г/ Верницкая

и Ы Копировал Wepf Формат А 2



Un
f л

'?n
od

.t 
flo

dn
uc

*, 
и 

да
та

 И
за

м 
ип

б ,
1

:\
 

^0
7

 '
~ 

4
6

/-
8

 7
 

4
nk

vG
V1

 I
35

S8
tm

-I
 

I 
__

__
__

__
__

__
__

__
_

5S

52
о—

53 
о—
54
о—
55

33

44

гГ
0—
96

РУ А 2
___г>г>___
* IA

РА2
__ r v \ _

/ 2
РАЗ

16

PVA2

/ 2 
РА 4 

—/  2
РУ А 2  

__rv*\__
* 1с
f 22 PVAL

0------0 Г
г/ so А

SA4

______ 1— r v ^ ----
В С

I » t

1 ! 1 
t1 i

i « 1
I I  1 
И  1

SM7

111  
1 1 т

О-------
90 /3 /6

3/ /4 /6

32 /8 20 с

29 / 3

39 2 4

1 3

23 2k

35

36

38
31

42

KL2

-Лг
4/

j t s
IК за ж.

88
65

Ф
Ф
Ф
Ф

HL63

HLR3
HLG4

HLftt

98 у г , ‘-50
Кзаж59

Ф HIW2

SFf

S3

SPf
27 / /

-*47

*г46

"*28
~92

э40

ТоноВд/е
цепи

Цепи 
напря же

ни я

Цепи 

у прабле - 

ния

Цепи
сигнали
зации

о-83

о-
82

о-
81

о-
75

о-
75

о-
77

о -
76

0 -
68

~ТЗ 72

/*£2

& <г ^Г7

|55

<8>

ФФФ
Ф
Ф

HLAIO

ф

ф

ф

ф

ф

ф

ф

ф

HLA9

HLA8

HLA6

HLA5

HLA4

HLA3

ф

ф

ф

К  за Ж 85
HLA7

62

HLA2 *
65
tor

70 6 9&Т-Ф
8/3

Ч = >

н ш

64 
Каож.49

59 68

Цепи
сигнали
зации

60 6( Схема Выполнено но листах 53,50,55

97
-#98

Ру* гр
Янжытбуят

Рыбкина
Рыбкина
Верницкаяк

Ш

turn

______ 407-03-Ш87 ЭС7
Установка синхронного компенсатора 

Ксв-ЮОООО-Н

i W 1. . . .
т у /-87

ГЩЗЖ/ и 6С2
т  / —

Стадия

Схема полная гоеаинениа 
рраоо зажимов и общий

Вид____________
Копировал л/ у Л

РП
Лист Ластсб
54

Энергрсеп^проент
/987г
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407-53-451.87 ЭС1
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к с в -ш в е -п  
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Games л**т

Схема млная с ш ж н ш Г  Этргвсетд/юо( 
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05ший 5ид
масштаб / /О

Металличес
кий лист

0(02

КВ/

0/0/

ка /

0202

НМЛ/

020/

КТ/

0(03 от 0(03 0204 0283

н и HL2 НАЗ HLH1 HLH2

0(08 0101 0 (06 0206 0205

КL3 н и НА 4 ни HL2

от QUO 0Ю9 0201

Kl5 HL6 НТ/ HL3

от 0t(3 0((t 0208

кви та НОТ/
от 0(16 й((5

KBS2 HQC2т а НМ

0(19 0(18

н и KQC3

Ш Ш В
( Ж Ш

QW 0*101

AL1 AU

s?V.

55>ч

V
i t ? 1 

J« 
it?•v.

-1,
ft

fe
V

800

П р и м е ч а н и е

f. Устанавливается под уксзателбнб/м и реле 
2.. Ц е п и  эл ек т р о н н о го  б л о к е  /!№  вы полняю т ся, 

аналогично цепям A L i
з в  скобках доны позиционные обозначения 

аппаратов, примененные в полны х схемах.

Перечень а п п а р а т у р а
Папвлб- 
ньй ма
нер ап- 
дфща

Позиционное 
обозначение 
по схеме Н аим енование Т и п

Техническая

xaP <n m < f<JC' К-Во Примечание

02 С и г н а л и з а ц и я

02 KHAl(PHC) реле тона авуст а
бильное РТЛН-0<-15 2 2 0 В 1

s i "КШ ТРС7Г 
Н Ш /РС2} Реле промежуточное p n i8 -l2 jS fO 2 2 0 В 2

06 к и (р т ) Реле промежуточное РП/6-/2, 4/2 2 2 0 8 /
05 K L2(P/!2 ) То ж е т е - <2 ; я/ 2 220В /

01 KL3(PK{) То ж е РП/8-12-,4// 2 2 0 В /

0 / КТ1/РВ) Реле  брем ени Р В -0 / 2208, Ц Н О С /

/2
П

к/н'/P ilj
к н Ц Р У у Реле указат ельное P3<t/i-30-sm f 0,025А 2

/0
09

K H iiM r  
КН4/ КУЧ) То ж е РЭВН-30-85П¥ 0,0258 2

/6
(5 1 1 То ж е РЭУ/{-30-8589/ 0,0258 2
/4
/3 НН81( Ш ) То ж е P39H-30-S584/ 0,025А 2

08 НА{ Звонок постоянного тока К З В О Ф -2 2 0 8 1

R2 Резистор П Э В -50 /к  Ом /

т,рз, м, к 5 То ж е П Э 8 -2 5 3,9 к  Ом Ч

Я6, Я 7, H S То ж е Л Э В -2 5 3 9  к Ом 3

R9, Р/0Гв// То ж е Л Э В -2 5 3  9к0м 3

Я (2 То ж е П Э В -2 5 3 9  к  Ом /

Рам ка  Зля надписи Р б 9 См прим /

Рам ка для надписи Р М 28

Перечень надписей
блочнбн/

номер
стара

та

Позии
OOOJHOJ6
ние по 
схеме

Место
надписи Т е к с т  надписи Приме

чание

0120 К Н /

Вращке
под

аппара-
то м

ОбрЫб цепей аператибного тока

0212 кн( Отключился автомат 2ТН
02/1 КН2 Перегреб подшипников
02/0 кнз 05рЬб струи масла подшипников
0209 КН4 Маслосистема. Давление  

Чистота фильтров.
02/6 КН 5 Охлаж дение ск
02/5 М б Неисправность питания УЖ и
от КН7 Неисправность питания 

контроля температур
02/3 ян8 Уровень, исчезновение 

питания дренажного насоса

Перечень аппаратуры См. прин.З
/Ьть-

ш

Позиционное 
обозначение 
но схеме Наим енование Тип

Техническая
характерис

тика
К-Во Примечание

0/ Автом атика
06 КАЧ(РПТ) реле Акхксималоного токё рт-m / s o /2 ,5 -5 0 4 /

03 К А З ( РТ) Го  ж е P 7 -ft6 /2 0 5 + 2 0  А /
02 K B /fP S f) Реле паомеямточнос 

двтхлюииионное Р П  8 2208 /

/ч BBS///P6M) Реле промежуточное Р Г П б -4 2 2 2 0 В /

п K8S2/2P6M) Т о ж е РП /6 -  4 2 220В /
05
04

RLi(PHf)
К12/РЛ2) То ж е Р П 1 8 -П 220В 2

08
Ж ..

KL3( POf) 
KL41P02} Т о ж е РП18-72>4Ц 220В 2

Я
(0

k lS/psb/j
Kl6iP682) Т о  ж е РЛ/8-12, «// 220В 2

19 K L l(P fl) Т о ж е Р П П - 4 2 2205 /
0/ HQ! (РФ ) Реле промежуточное 

доипдзщ иоы ное Р П 8 2 2 0 8 /

/3 крсфрпв) Реле промежуточное РП 18-12,41) 220 6 1

/6 Я0С2(2РПВ!) То ж е P n/t-72 j 2/3 22 0 8 /

/8 HQC3(2Pft82) Точнее РП 18-12; 2/3 2 2 0 В /

/2 Кб.Т/(/Р/Ю) То ж е РП/8-72; 4 /( 2 20 8 /

15 KQT2(2PfW) То ж е РП/8-12; 4/! 220 8 /

09 K T /IP B ) Рел е  врем ени В С -3 3 -2 ~2208(0,2-6)4 /

20 W (P 5 t ) Р е л е  указат ельное РЭУ//-30'6584/ 0,025А /

- Я/, RZ Р е зи ст о р П Э В -50 / к  Ом 2
R3tRM,R5 То ж е П Э В -5 0 /кО м 3

R B .fl 7 Т о ж е П Э В -2 5 3 ,9  к  Ом 2

R45 Т о ж е П Э В -2 5 3 ,9  к  Ом /

п 8 М п /о То ж е Л Э В '/О 5,1 к  Ом 3
030/ A U Элект ронный блок U3 комплекта реле пр и -5м -2 2 0 3 /

комплект
но с с к

0401 A L2 ТПо ж е из комплекта, 
реке пру s м ~  2 2  0 & 1 К ОМ n/tCJc па 

НО с СК.
P H Реъис то р П Э З '/ О 5 , /  к О м 1

Схема бы полнена но ла стах 56, 57, 58,59

407- 0 3 - 467 87 ЗС(
ЛстаноВка синхронного компенсатора 
КС В -  /00 000 -  / /
Г/анелЬ автоматики 
и сигнализации щ 

з л о - /о8згг-87

става*Лисм Ластоб

РП 56Нкйнтм Рыбкине ш и . тцщ
Нач.ПЯО Рыбкина Схема полная соеоине- Энергосел^проект

/987г
Vi*-1*. Вертим* кий шРЯ ао о -зс/жимоо и 

' оощаО биоУнж Бчанаб
Копировал̂  Я/лр/ Формат А 2
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02. Сигнализация

Цепи 
сигма - 

лизации

k l m \

ИпкЗ

о—
41 6 в 42

H L 2
3S я

H L 2
. . . ^ г .. _ ..

40

% 5 7 44
ни

45 11"Н 13
ни

- ....

46

47

ё

2 4 
H LH 2

. . .  %>_

$
№

% 5  7

г-_______ - т — P f

Контакты

Цепи
сигнали
зации

Схеме выполнена на листая 56,57,56,59
4 0 7 -0 3 -4 6 f.8 7  Э а

Установка синхронного компенсатора 
К С в -fOOOOQ-fl

Панель автоматики и Слабая лист листос
сигнализации эло-ЮбЗрЮ РП 56н**а» Рыбкина

Рач Ли) Рыбкина Схема полная соединений днергосетьпроет 
г. Москбо

f967r.Ъ « w Зерницкая рядов зажимов и 
Гоотий биоИнжян бФнаб
Копиром я и ш { Формат А 2
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1*

О б щ и й  в и д  

Масштаб 1Т0

§
>о

$

tN

§
С̂4С\|

%3-сз

■э

--I
“о ь~-> тэ43
* |ГЭ

к

Примечания
Уст анавливаю т ся под указат ельными 
рт , переключателями , кнопкой , вольт - 
метром.
в  скобках даны позиционные обозна
чения аппарат об, примененном б
nCf(4btJL С1Х£А\йХ.

П е р е ч е н ь  а п п а р а т у р ы

Пантмыа
номер

аппарат
поэиципнп6¥ 
обозначение 

па схеме
Наименование Тип

Техническая
характерис

т ика
№ Приммст

Of 3  а  щ  и m g
26 SX1( н У Пере* лю ча.теяь пакет ный ~ ш м о т и  cn. f 1

2V 6X3 VW/i) Т о  ж е

1 ucn. f 2

~ 1 Г и ш г Т а  ж е Л В 1 - Ю Б исп. 1 2

% i s r a r Т о  ж е П В 1 - Ш ucn. 1 2
_____ _

32 s e t  ( « У Кнопка Н Е  011 исп. 2 1 ____

—
Римма для надписи Р б 21 дм. поим.!

Рам на для надписи Л м 16

Перечень надписей
блочный
номераппарат

Поз.
обозначе
ние по 
схеме

Место
надписи Т е к с т  н а д п и с и

Приме
чание

3 f КН1 Сигнализация замыкания на землю 
статора

30 К Н 2 Л  иф защ ит а

29 к н з Защ ит а от замыканий на землю 
статора

п Н н и Пот еря бозбуждекия

27 КНЗ П о н и ж е н и е  част от ы

3 8 НН6 П ониж ение н а п р я ж е н и я

~ 37~~ Н Е 7 ' З ащ и т а автотрансформатора

3 6 НН8 Перегрев подшипниноб

3 5 К Н 9 Защ ит а от перегрузки
34 МНЮ Неисправность баполнительнЫа 

обмоток щ1 Т Н п
33 К И П З а щ и т а  от оврьгоа струи 

масла
26 SX1 7 * Защита от замыканий на землю статора но отключение
25 а х 2 s Защ ита от потери возбуждения

24 5X 3 ч . З ащ и т а от перегрузки

23 <5X4
'О
§

Защита от понижения частоты

22 6 X 5 Защита минимального напряжения
21 6X 6 Защита от перегрева подшипниноб
20 5 X 7 Защ ит а от обрыба струи масла
3 2 5  81 о>

х- 1 1 1

г
*3гз

19 2 V
Ол

Н а п р я ж е н и е  a3 U 0 9 fT M

2 6 5Х/ и С про Во от
аппарата. Зощ ит о От Зймыканий но j енпл  Статора но сигнал

Перечень аппаратуры с*, прим. 2
ПаншыйhCUtp
аппарата по схеме Наименование Т и п

ТеЧнйчеенНА
характерце

тина
Ибо Примечание

Of 3 а щ и т а
19 pv?(2<7T вольтметр э - 365 10000 /1008 1

Об к п ~[р4Т " Р Я Г Ш а я ш ячастоты р Я - 1 45 - 50гц 1
03 НАЪЩргд Реле тока стодМо- жемигм a St u f a i 1
02 КА\М2(РТТ$ То ж е Д д т н /с п /
G1 к а Щ р щ То ж е Д З Т Н /  □ (
0604 НА, / ргп ' КА2 (РТ2) Реле тона р т т /  с з 2
07 А  VI [Щ ]] Реле напряжения PH 153/60А 15 - 60S 1
11 НЧ2/рЩ То ж е Ен 154/160 н о - 1603 1
06 Н П  /РИЗ) То ж е PH 153/6 ОД 15 -60S 1
ftю вдл—'К72(Р&4) реле бремени РВ-01 2208;01-10с 2 t 6*k0OcJKbr*ре у и егере n
09 К П  (РВЯ) То ж е РВ-01 220В;0.1-Юе /

С 6<XPGCJ НЫНреуиегфОМ
18 KVt(PBI) То ж е РВ-142 220В 1
17 HT5/PHS) То ж е РВ -01 220В,В,/-/Ас 1 С ЪЪрбеГЧшК рСучСгереН
ГбГб П Щ Т ргПГHL3 уРП2) Реле промежуточное РЛ16-12,4/2 220В 2
т73 я/,3 [р пз)HL^J РГЫ/у То ж е РЛ16-12,4/2 220В 2
27 KHS (ру$ Реле указательное P M ff-3 № W 0,025 А 1
31 н т (Р 'п ) Реле унизительное РЭУ11-30-75151 220 В 1
од
29 ~Ш/ПМГ кнз груз) То ж е РЭУ11-30 15871 0,054 2
28 КНЧ(РУЧ') То ж е P3W-3M58 I f 0,05 А 1 1

>̂сч То ж е РЭ,11-ЗШ т 0,025 А 2

О£
о

с*с
*

То ж е РЭУ11- 30-85671 0,05 А 2

8 3 8 И Б Ш То ж е р э л т - к т 0,0 25А 2

R1 Резистор ПЭ& 25 100 Ом 7
R2 То ж е П ЭВ25 2,0н0м 1
я т -х в То ж е 1796 25 3 ,0  нОт 5
Я 9 То же Я з в  25 3 КОм f
КЗ То же ПЭ& ю 5,1 нОм 1

Схема б ы  полнена на лист ах 6 0 ,6 1 ,6 2 ,6 3
.....

П Л 7 - Л 1 - / /A t  Я 7 ЭС11___ *1и /  I/O  * r 0 7 ,U f
___ 1 У станоока синхронного компенсатора

К С  в - ю о о о о - 11
fhjHtnb защ ита

э п о  т ч / ф - в 7
ы г ш ь м зй Ж ¥Ш л зм

Р П  | 6 0т гавщ шШлйб х*.л
пя.гНЧ РЫбнима К Развертка цепей 

и р я д  зажимов
э  нергос^тьпдЬЪТп 

г. Москва
1987гCKfK.2f._ Верницкая —

Копировал ш иж у Лгрмат А2



AAW lК At

' г
1

?
$

1

1
Ч>

•v,

к

1

ToKoSbte
цепи

Moducptf
i для ск

юоооо)

ToKoSbte
цепи

МодисрЗ
(для ск

5 0 0 0 0 j

4о\

41

41
43

i 6 2

KV3

27
n O

28
РУ2/w \ .

,iJO

№ k

29

32 3 /
33

a
К П
8

у Ш /  
’ / к №

_ / л ж з
7

3k ~35 7|_\8

"55
"56

38 37

kh I

s ' KV3
'p 'XTf 

/9 П

тСЬ—
TTISX/

♦ ' 7 T -

ПКИЗ

1 KT3
n

Iw  a

SX2 KH4

Sx6 I (Г l M< f 1 19\_\20
14

— Li л/ i 2 K U R{ n 13

r*82

T  T0\1\ 5*7
l *58 ci J i M XV 2 <

m

51

Ш.

KT5

- 0

tO

9 66

KHf

KL3
20

< Z = b

46 *.48

М Т -
лу/ 49 50

KT3

'KAt T N T / U  9

47 1

1

%<KT{ 1 1

19 17 f |

53

3'KA2
3 ,y^KFf

д а

Sx3 № -
и

ms —15. jn OV
2 6 i _ i i

a

Sx4
J!f

51
JH r-»

7R9 't-J

ЯЗ
-C D -

KH7 {
2 _  ii1 XKTli

52
КС/ 
X  _

'«г ,3
* w '°6k

Sxu, ? °60~°Gt
5 7

kt4
7 4 F

20

59

KL4

* Q 20

KFf

■ Кзвж.44

Ц епа  
напряж е

ния

Оператив
ные 

цепи

ЦепЬ 
отключения

Схема 5д/полнена на листах 60, 5 /  62,53

Н контр
Нач ПТЛ
S25JL
Янж

Рыбкина
Рыбкина
вер ниц кая / у
Буя но8

ш

407- 0 3 - Ш  87________________
Уст ановка синхронного ком пенсат ора

JtiVI

К С  В  -  Ю О О О О -/!

ЛанелЬ зосцитЬ/
ЗПО /0 6 4 /3 * 0 7

СтсдшА Ласт \ЛистоК

Схема полная, соеаиненио 
ряаоо гажимоб и

общие оид_______
Копирс8ал 7Uf/

РП 6f
ЭнергосетЬпроектг. МосксЪ 

/987г.
Формат А 2



Цепи
сигнали

зации

86

°88~

из

9С

92

°94Г

° 9 Г
о —
/03

° з Г

/07

Н/

кз

KL2
___ / _______ ___________
6 J k l3 .

-------------------

б 8
v -к ч

б в 89
^ к и

6 8 h
ки

Т'ЧТз 9/
^K L4

г ч h
^ к с з

5 7 95
^ K L 3

1 3 97
^  т о

Ч 6 Юб
^_КН2

. * Л ш 99

* 2 » * /00

чЛ * м
ю/

■L * v W
?02

‘‘Л т ЮЗ

* Л ш 1о8
Ч б

Л к т
1о9

Ч б 1/0

V 6 Tn

Контакты

Схема Выполнена на ластах 60,6/, 62,63
407- 03- 46/. 87 ЭС1

Устанобка синхронного компенсатора 
КС8 -  /00000-0

ПанелЬ защиты  
ЗПО {064/3487

Стадия Лист Листоё
РП 67H. контр. Pb/Вкшю Щ

Hay mn PPtS/tw» Схема п о л н о й , соединений 
рядокL зажимок и 

общий био
Энергосетбпооек/п

г  Москба 
1981 г

Pf* гр Ьертщяо* f ^ r
Ннж ОРУ* -

Копировал Ъ /цЛ  Формат А 2
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Схема 6bt полнена на листах 60,6/. 62,63

U 07 -03 -W '■ 87 за
Установка синхронного компенсато
ра нсв- ЮОООО-Н

Ьтддиг̂ Ласт \рл'тсв

йнсктр РьХкино

ш

Панелд защиты 
ЭПО /00Щ*гб7
Паз вертка целей 
и ряд за жиме с

Копировал TU if**

РП 63
^нерес^^проект
ъ— lJ f a iL —
Фоо̂ ст А 2

Ночптр
Р>*гр.

РснСына
Величию*
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Перечень надписей
блочный
номер

йтарт
Лоз,

ш т
по ссели

Место
надписи Те кст надписи

Примо
ч а т

20 ЗА1 Контроль изоляции ротора
~ ? Г ‘Г PY1 Контроль изоляции ротора

37 НН1 Защита. положительного 
бдзоудителя

36 НН2 Защ ита.  агпЪццдтеЛЬного
бспоуоателя

35 ннз -защ ит а п ш ки т . а ы щ т т т  
потеря питания т урист .

34 т Защ ита отрицаю, дыремшпт
33 КК5 Отключено питание АРВ 

от. ТН
32 КЧ 6 I

питание хыпешутгидЛ 
без суждения

31 Н Н7 Г
§

"~о лткш чрко  питание--------------------
с.н . добоухкдения

30 т ~ В кЛ Ш н о  рмебдмм гшттие—  см. возбуждения
29 НН9 I Режим перегрузки
46 т о v3 Режим рврсиробпи

45 ДНИ О АРВ на ручном управлении

4 4 Д Н И Отключился автомат 6 АРВ
43 т з Вода 6 кожухе бозбудителя

41 н т ч
ч з

защ ит а ротора о т ЗМ Ьт аниЯ  
на землю г

41 m s НбШ ралЬ пом ж иШ ЬНЬ 'Ж  
' вбтрямителя

т т ь внящн резервный-------------------------
бЬтрянСитель

39 КН11 Сигнализация земли 6  
роторе

3 8 SB2 квитирование выходного р ш  защ ит ы
2 8 SB1 Контроль изоляЦиа г ротора
21 5X 5. Включено резервное питание

2 4 SX1
I рой аппара- тсм Заш ит а палоолателыюео 

возбудителя па отключение
Л справа от 

аппарата Защита положительного 
доз аудит ел я на сигнал

2 3 SX2 I пев аппаратом Защита отрицатёЛЬпдсО бозбудителя на отключение
£ аппарата Защита отрицательного возбудителя на сигнал

2 7 № 1 под аппарй' 
там *

Защ ита полож. выпрямителя, потеря 
питания тиристоров на отключение

Л слраба от 
аппарата

Защита полож. оыпрямителя. п отеля 
питанир тиристоров на сигнал ‘

28 SX4 I под anndpd- Защ ита атпицОтелЬногд “  
выпрямителя на отключение

JL ’  справа дН\ аппарата защ ит а Отрицательного '  

выпрямителя на сигнал

2 5 № 1 nog anna -  рат ом защ ит а ротора от заМЬтаний на землю н а  отключение
R cnpdoa от 

аппарата ЗаЩ ит а ротора от замыкании 
на землю  н а  сигнал

'Ч

!
g

и

2.

Общий бид
масштаб НЮ

Примечания
В скобках дамы позиционные обозначения 
аппаратов, Применяемых б полных 
схемах.
Устанавливаются под реле указатель- 
HbiMu , переключателями, вольтметром.

65
П е р е ч е н ь  а п п а р а т у р ы  см. прим. 1

м А в,д
аппарате

пдзаишюй 
обозначение 
по схеме Наименование Тип

texHUHecKOfi 
характера- > 

гстина Ч-So.Примете

01 Синхронный компенсатор
20 6Щ П И ) Ш Ш Ж Г ПМОВ 111222/1-454 1
22 P Y f(fY ) Вольтметр М  381 ЗМФЗООВ 1
4% m t Магнитный пускатель ПМА 4100В

Т Л Ш
2 ш&

52 TLlfTri) Трансформатор O C M t-0,25 4 ш в 1 — г
03,67,02,06 m Реле напряжения P H -153/400 100-400В k

05 H A I(P T) Рен тона Р Т -140/0,2 0 р 5 -0 ,2 А 1
~ т з — K T f/P g ) Рел9 времени РВ 217 22O5;OJt0,3 1

01 КТ2(РКФ) То же 6 С -З Э -2 ~ Ш А  edcSQZU 1
Q4 Т й щ Щ Рег,Ш Щ иЫ 1 рат Ш ’ от замо/кадии ha землю К З Р З -2 2  Si ~ 2205 1
16 A C fiffo n ) З д я н т в & з ВУ-2 кампмктно 

с КЗРЗ 1 с засмей апс
ронЫ паши

12 д и 1 Щ Реле промежуточное Р П 1 6 -7 2 -2 2 0 8 ; 4 /Z 1
11 K L 2 /P 3 ) Тоже Р П 1 6 -1 2 2 2 0 8 ,4 /2 1

" 1 — Щ Тоже Р П  16-12 220В ; 4 /2 2
08 K L5 (PP2) Тоже Р П  !6 -И 220В ; 4 /2 1

1 2
w fipm  кнгСргг) Реле указательное Р З У 11- 30  -8 5 0 4 1 :0 ,025А 2

1 ? Hrt3 (H W  KH4 p m То ж РЭ711-3 0 -8 5 8 4 1 ; 0,025А 2
------я---

п w
i* m rfp m Та Ж РЭ У11-30-85841; 0,025А 2

-------------------30 ■7 S r
HUB Тож е РЭУ11-30-85841; 0,025А 2

23
46 Ж 1M То ж РЭУ11-30-85801; 0 ,0 2 5 А 2

------Я ----------
чч ж Щ Тоже РЭ У11-30-85841; 0,025А 2

и m Щ То же РЭУ11-30-85841; 0,025 А 2

1
HH1S{ HHfB1m То ж РЭУ11- 3 0 - 85641,0,025А 2

39 H n n (p )\D "Тоже РЗУ11-30 -75151; 220& 1
----- 75----------

14 w Щ ~ ш т ж т ци А П 5 0 6 -З М Т 1м -  2.5А lo re* 1 0  tup. 2 2П с зад
ней
>сторо
мы па- 
нет

1 A 92j Тож е А Н 50Б -2 М Т 1*-2ЛАIOTC~fQJei.P 2 2Л
49 SF5(A& Sj ~Тоже А П 5 0 6 -2 М Т ~In ж 2,5АZOTCm.l01*.P. 1 2П
19 S F6(A № ) То же А П 50Б -ЗМ Т 1«* 50 А 1 2П

— Я ----------36 т щ а Кнопка Д Е -0 1 1 исп.2 2

23 « Г 1 Щ Й Ш 8 Й Г ПШ-Ю/ 4С6 испЛ 2
~Н 7Х ,

к
S № № №
SX6/H6) То же ПП1-10/4СБ u c n .l 3

21 6 X 5 (4 5 ) То же П81-10Б исп . 1 1

R f Резистор пэв-ю 5,1 кйм 1 ) с задней 
(стороны

R 2 rR !4 Та же П Э В -2 5 в ,9 к0 м 13 1 панели
----- 7В----------

П

m

Предохранитель ПН2-100 юо/зо 2 с задней ~сторонып ан ел и
Рамка для надписи P iИ 13
рамка для надписи Р Б 2 7 СМ., прим.2

Схема выполнена на листах 64fi5fi6,№
Tiki
Ш±

ому Pi
т т ъ

Рун.ер;

РЫОниий
Ч/Омаиа

15 £

tvtfi

407-03-461.87 ЭС1
Установка синхронного компенсатора 

К СВ -100000-И
Панель возбуждения 

ЭПО Ю61/У-87
1НПеЛ1 Щ,(7ПиЯ*\

схема полная хоа 
рядов зажамооаоОщш

РП I 64
тэнергосетьпроекФ 

г. Моста
т

<Рормат А 2
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Общий Вид 
(Масштаб п о )

05

КА(

т

ш

оз

KL4
П\ю\  оз

kL5\klAkL 7

02

КО/
д Т Ш  

КТ( Kit
73

КА2
/8  ; П  I /5  I /5

I I I
I I ITL(\TL2 ,SF(\$F2_

| 20 j /9

О/

KQ2 $
06

KSf
7Г

KL2
/4

SF3
1

i i i i
KM( i КМЗ I КМ2\KM4\KM(

800

Примечания
1 Рамки устанаблибою/пся под переклю

чателями и указателбнб/ми реле.
2 В скобках дамб! позиционнб/е обозначе

ния аппаратоб, примененнб/е б полнб/х 
схемах

ПереченЬ аппаратурб/
ПтелЫ 
гё'оно- Позиционное 

обозначение 
по схеме Наименование Тип

Техническая
характерис

тика
к-goПримечите

Сигнализация водородной уста н о в к и
05 КН(РТ) Реле тока р т -т / о , ! 0,05 +0,2А 1
й
to

т а щMAjpni) Реле промежуточное РП-(6 2206 А/г 2KL 5(PC3J KL6(P^) То же РП-16 220В 4/2 2
09 KLlfРП5) То же РП-/6 2208 4/2 /
35

-JJ*—
КН${РУП
KH6(pyi) Реле указательное РЭУ/(-30-8584/ 0,025А 2

3340 ~КН7(РьЖННО(РВЧ) То же РЭУ //-за-8584/ С, 025А 2
39
38

Нн 01 ру5) KH/ofpyi) То  ж е РЭУН-30-8584/ 0, 025А 2

R6-RH Резистор ПЭВ-25 3,9 к См 7
812, 8/3 То же ЛЭВ- /0 5,/ кОм 2

/8 T U I ПТ) Трансформатор 0 СМ (-0,25 / Сзадипанели
30 Sx/fH/J Переключатель ПВ/ -  /06 исп 2 /

Рамка для надписи РБ /6 См прим /
Рамка для надписи Рм /5

Перечень надписей
Понев6-
ный но
мер ап
парата

Пазиц
осозпа-
чениепо
схеме

Место
надписи Т е к с т  надписи Приме

чание

35 кн5

I
1§

<ъ
*
$

<*>

Низкие, процент  
Вооооода

34 кнб Давление водорода 
повышено

33 КН7 Дабление Водорода 
понижена

40 КН8 Вода, масло 6 корпусе с  к
39 КН9 сиео°^$$рЛение 0,хлаж9аю~
38 к т о Водород 6 помещении под С к

30 SX/ Водородное охлаждение бь/бёдено
29 S3/ Управление рабочим насосом
20 Si П итание ~  380/2203
/9 5 2 Питание -  2 2 08
28 SA2 Улрабление резервным 

насосом
27 SA3 Управление подкачивающим 

насосом
3/ КН2 Неисправность рабочего 

насоса
32 KHi неисправность резервного 

насоса
37 кнз Низкий уровень масла маслоохладителя
36 КН4 Автомат подкачивающего 

насоса отключен.

Схема ббтолнена на листах 68, 6S, 70, 7 /

Перечень аппаратурб/ см прим. 2
Ш Ш д
помер
тпарта

дазиционное 
обозначение 
по схеме Наименование Тип

техническая
характерис

тика Як Примечание
Рабочий маслонасос

08 КТ(/РВ) Репе времени РВ-ОЗ -220В,65-Юс /
02 КС«(Р<р/) реле промежуточное 

дбппозицценное Р П -12 ~ 2208 1
07 KUfpm) Реле промежуточное РП/6-72 ~ 1278 /
23 SAilKS/) малогаЬаратнс/о пеоекпю чателб ПМ0Ф45- И2222/1-В/ /
26 Ш£((ЛЗ<) Арматура си гнало над. 

лампьгезелепоо/шнзои А С -220 220В /
25 НШ/ЛК/) 7с ж е  с красней 

линзой А С -220 220В /
— Лампа сигнальная Ц-220//0 220В,/0Вт 2

84 Резистор ПЭВ-25 1,2 к Ом /
45 км/ [л  Н Ма&НитнЬ/ипускатель ПМА 32(0 В -220В; 40 А / С задней

'сторснб/ 
. панели/в SF//AB/) А6тс м сти  чес кии 

выключатело АП50Б-ЗМТ ХнрчбЬ, 2П 
lore =/01 к о. /

20 Si /ПК/) Пакетный ж леоеклю ч а тело /183-606 Оспсл. / /
Резервный маслонасос

/2 К12/РПТ) Реле промежуточное РЭВ-818 2208 /
Об KSHPK0 То же РП/8 - 72 220В г/з /
0/ Ш/РЮ2) Рёлё промьттное 

Оеухпозицаояное РП11 2208 /
28 5А2/КУ2) МологаааршпнЬ/ипереключатель ПМ0<р45- ((2222/1-В/ /
43 КМ2Ш) Контактор М К/-20 - 2208 / С Задней

\cmopondt
попели42 КМ4 /У) То же МК/- /0 -  220В /

24 Яи62/Л32) Арматура сиН/длондв, 
ламп* езеле/юи линзои АС-220 220В /

23 НШ/ЛК2) то жеС красное/ ЛОНЗОи АС-220 2208 /
41 КМ/ Пусковой реостат РП 25Н/У ШШбк/ШГ сдвиге телем 1 Сзаднеи 

'стооонб( 
панели/5 SF2/AB2) Аетоматичёскиа вы ключа тело АП506-2МТ Хнр. -10А, 2П 

Твтс. =/01м.Р /
19 S2/OK2) Пакетный . переключатель ПВ2-60Б L/спол. I /

Лампа сигнальная К -220/(О 220В/ЮВТ 2
Измерение и сигнализация маслосистемб/

13 КА2(РТ) Реле тока Р Т -(40/0,2 0,05-0,2А 1
17 TL2/T0) Трансформатор ОСМ ( -  0,25 1 сзади

панели

4 -
Реле указательное РЭУ а - 80-8584/;0,025А 2

8?
36

ПШТРЗТ
KHM IPSM) То ж е РЭУ//-30-85841/0,025А 2
Ж, R2 Резистор ПЭВ-25 3,9 к Ом 2
КЗ, 85 То ж е Л Э В -25 3,9 кОм 2

П о д  к а ч и б а ю и у и й  н а с о с
27 $АЗ/куз) малогабаритноюпереключателе ПМ0В45- (/2256/1-1)58 1
22 яш(лзз) Арматура сцгНолотЬ . лампы г  зеленой линзои АС-220 2208 1
21 НШ(ЛКЗ) ТО Ж  ес красной линзои А С - 220 220В 1
44 кмз/лз> МогматнО/Опускатель ПМА32ЮВ -220В, 40А \Сзад ней 

\ с/поронб/ 
| помели14 SF3/AB3) Автоматически о Выключатель АПд0б-2мт 2//

Твтс */01 к. Р- 1
— Лампа сигнальная Ц-220/Ю 2208;ЮВт 2

о с /407- 03- 46/87___________
Установка синхронного ком ленсото- 
ра КСВ-Ю ОООО-Н

Копиром*: Wapf Формат А 2
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Общий вид
м. 110

Таблица под
аппаратом 
размером 
150 л  100

гб

Л

\  _______d l l

1  щ

21

н и HL& h l 3
HL4 H L b h l €
HL7 HLb H L9
HUQ HLf1 /5777
н и з ним м и 5

ш

17

АН1

20

ЛЮ

Пане fib' ныи номер аппарата

f
ill Место

надписи
Те м с т надписи I

I

16 A3 В таб - 
лице 
под 
аппара
том

Точна 1 Маслоохладитель
Охлажденное масло 

Точна 2 Водопровод
Холодная бода 

Точна 3,4,5,6 Водопровод 
Горячая бода

18 Af В таб
лице 
под 
аппа
ратом

Точна 1,4 Фаза I  железо 
Точна 2,5 Фаза /7/ железо 
Точна 3,6 Фаза /7 железо 
Точна 7,8 Сторона „к”горячий газ 
Точна 9,Ю Сторожа,Рпгорьчии газ 
Точна 11 Но жух возбудителя 

Гзрячий газ
Точна 12 Сторона„ Н " Гзрячее масло

21 A2 в  таб
лице 
под
аппа
ратом

Точна 1,4 Фаза/_ медь 
Точна 2,5 Фаза Щ медь 
Т о т а 3,6 Фаза /7 медь
Точна 7,8 Сторона к*Охлажденный 

газ
Точна 9,10 Сторона.  Р*

Охлажденный газ 
Точна И Ножух возбудителя 

Охлажденный газ 
Точна 12 СторонаЩР Горячее масло

03 HL1 Фаза I  Железо

02 HL2 Фаза ш Железо

01 HL3 Фаза /7 Железо

06 HL4
в  рам

Сторона  „ а  '  
Г  оЬяччй газ

05 HLS Сторона тР " 
Горячий газ

04 HL6 не
под
аппа-

Н ож ух возбудителя 
Горячий газ —

ОЯ HL7 Ф аза  I  медь

08 HLo ротам Фаза т  медь

07 HL9 Фаза /7 медь

12 HLtO ~7Гторома ан* . 
Охлажденный газ

11 HL11 Сторона mP* .Охлажденный газ _____

to H I >2 Ножух возбудителя 
Охлажденный газ

15 HLf3 Сторона . А *  
Горячее м асло

14 H U 4 Сторона тР * Горячее масло
19 SB! Съем сигнала устройства А1

22 SBZ Съем сигнала устройства А 2

Перечень аппаратуры
ПанелЬньм

номер
аппарата

Позиционное 
обозначение по схеме

Наименование Тип
Теуначеснсп 
характера - 

стинд Н-6бПримечает

18, 21 А1 f А2 Уравновешенный . самопишущий мост К СМ2-030 2
16 АЗ ура оно ЬешеннЬш ‘самопишущий мост НШ2-023 1

П, 20 AKt, АН2 реле Peey/'uPyfCC4UJ

СМ<£>1<0

2
19,22 SBt,SB2 Ннопна не- он исп. 2 2
03,02,01 ни,и a m Табло световое ТСБ 220 В 3
06,05,0k HL4,HL5,HL6 То же ТСБ 2208 3
09,0В, 07 HL7,HLB,m То же ТСБ 220 В 3
12,11,10 HLlOHUlHp't То же ТСБ 2206 3
15,19,13 нтрицниь То же ТСБ 2208 3

Зажимы с псдго-. ночной натуи/нои на туш на 2,о Ом 72

Лотт сигнальное цаго/ео ггов; 4>&г 30

—

Примечание.
f Цепи приборов А2, АН2, SB2 выполнены аналогично 

ц е н т  приборов Af, АН1, SB1.

Схема £&пс*ненв. на мае/тзе 72, 7 5 ,7 9  7 S

Иач.тТй
Рун. 2D,
Инженц

Я нонгщ Рьлнииа
г С в к и н а
верницная Ж .

Л Ы

407 -  03 - ш :  67 X I
^станобна синхронного компенсатора 

НСв - tOuOQO -  ft

Панель температур-
т г о  м ж ь

Ьпгзчехунхт yiucmW

Схема, полная, соединении 
рядов зажимов и 
общий вид.

РП 72
Энергосетьпдоент

Нопиппбая Шиир
_________m i г.
Р on мат 21
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АШ (см . прим.1)
шя

■ f»i m  m  пELGELDDUG f»___□т гтп m  nr\ .лPJ3U

Jet
1--------Q i t f

SOf (cM.npam.f)

79 o- 
78 O  
Jf o  
30 o
33 o  
J ? o

X$

X 5
-  +- 
-O f
— о
0 2

6 A

А1 (см. прим i)

A
6 '

i>2 03  i 
b 0 0 Ч Ч Ч Ч 4 b .  1

5  0
4 L  ° 5 Л V VО О 0  о  О X7

X3 X2 X4

3 ^
&JL

XS

6 6 0 0 0 0  
20 2118 19 16 17

■Of

0 2

XI

3^  
6 A

yf 0 —0
1 3 9

-  f

6 6 6 6 6 6  
fk to 1713 to 11

-O  23
-O  22 
- O  25 
-O  24 
—О  27 
- О  26

7^

Цепи 
урабно бе

шен н 620 

моста

HCMQ-030

Цепи 
ураб но- 
бешенного 
моста 
ПСМ 2 -023

Ю<1онтр
ш т

Схема б ь тлтн а  но листе* и  73 л г

Р ы б ки н а
Р б/В нина

Лук ер. влрницная

m t
Ш .

< т

4 0 7 -0 3 - 461.87______ 9Cf
У с т а н о в к а  с и н х р о н н о г о  к о м п е н с а т о р а

П С в - 100 000 -М
Панель температур чс;
контроля ЗП01П6Я SJ 

Схема полная. соединении
^  в зажимов и оЬсции

С'пайиАласт
РП

ш ш
73

Знергосетьпроент 
г. Москва 

1987г
Попировал Фппма/W А 2
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35

6Ш
-1

7 5
Т7 ГГ

Фаза / 

железо

Фаза Ш 
железо

Фаза // 
железо

Сторона 
т н *

Гзрячий
газ

<о

Сторона
ПР ” с:

Г1рячий
газ

Пожух
бозбуди-
теля  
Г 1ррчай

203
Стоосно

тН ‘
Горячее
масло

Фаза I
Медь’

Фаза ш
Медь
Фаза /]
Медь

Сторона

Охлажден 
Hb/U 203

Сторона

Охлажден 
Hbnj газ

Кожух 
бозбуди 
теля 

Охлаж; 
денньш 
газ

Сторона
ш ГГоря и ее 
масло

Цепи
обицепод- 
станци'

! онного 
т абло

„Пребы - 
шение 
допусти
мых
темпера
т у р 0

Схема быполнена на листах 72, 73,79 75~

Н.нонпр
мач.тЬ Рыбкина

Рыбкина
дун, ер. Лерницпая

/дv £ -

407-03-461.87 за
У ст ан обна синхронного номпенсатооа
HCQ-fQOQQQ-11________________________ ___
Цднель т емперат ур- ^ аШ $йсгбIducmptj 
него контроля ж о ю е ш  

Схема полная соединении 
ррдоб зажимоб и общий бод

РП 7 9
ЗнергосетЬпроент

г. Моста m i г.
НопироЬал иЬц Формат А 2
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примечуhu&

f. А л я  си н х р о н н о го  номгтемсат о р а  2CM парна 
монтажной едимицбг меняется на 2г

£. При MOnmoofcB на зал/сшн/ V, 74 выводится эа~ 
мыкающий нонтахт реле К2м;  на 75 зо^сим-катуш
ка реле КЪМ со стороны плюса.

НХснТр
ft V/7/7*
Л У * .

P*r$f.4tf<L. W ‘
Рыбкина. _ _
y6*pNiяущ .

Ьо7-оз-Ш$7 ЭС1
Установка синхронном компенсатора. 

K C ft  fOOOOO-H

Си тронный компенсатор
Стар*

Шко<р АРЪ 
Р*9 So^uMoi

РП
Ласт
76

Энергопетьпрсек г
г МоскМ

Щ1 г
Кбгимйал формат ЙХ.
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Перечень аппаратуры
Месте
ш -
mu Марка Наименование Тип

Техническая
харакптерис-

тика MtcПримечание

1
мм tna^mmcmiS ооекпаа Q6M-MS0 WkaM “  

о-6кг]смг i Комплектно 
, с с.кAQt Газоанализатор SXH-f 1

N.

I

формат А 2Копировал 'TrftyJ
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£0

Шмаср замихмсЗ у  Sd/SadoS с и насранного мамленса/пара
------------------------------------- . у п а л а  Я З З - 720
(ИеЗая ЗохоЗина.}

(  Просасгя ЗохоЗина)

80
М7Т if A W  77Ta
6471 82 3977 7778
С 411 £S C771 7Лс
0-971 m i ?m

0971 7Т7/
1& m f 777c
87

А46! 8S m i 877a
6HS1 89 am  877$
CiSi SO m i 877c
6421 919 OKI 877a

S2$ 092 8778-
&b 0921 371c ■
l5*

_.... _ J
ss
n
л
M
№

I
'

I ! 
___I

/7 ер eve*6 сс/тларатурь/

ж
АМСГд

М а р н а МхаменоЗанае /П и л
Гсасни'/осхая
харахтазигт H-So п р и м & м н

УЖ U 30 ухазакм хросня
хиЗхослт и ужа ! \/Чо*глугех7нс

УМU  39 /770 же ужа /
f ' a

У71ШЯ /г?о ж ужи ~f

н м т ЭЯСх/прохан/гххм/пнб*й
нано м ет р ЭНАГ /У 4 1 |

НМЧ1 /по же ЭНМ 1У4 1 \ko *f/yrexr

нм 42 /770 же ЭНЛ7 ГУП 1
l

РС-31 С т р у й н о е  р е л е АС-2 ] Ha/v/i/HKT L но c CM
PC'32 /770 же PC-2 " T

7С-26 /п ерм ом ет риуесхаи
е и е х а л а ж х т е р гем т /

7С '2 7 /П о м е гем т / УКонпяехт
ТС~28 т о м е гем т / Г HO 

C CK
7 0 2 9 /7Ю же 7СМ /0 0 1

Ряд заЖимоб бЗ/бо&об, 
транарорлни/пород /пора

Примечание-

/. Л  ля синасронноеа х ом пенса тора 2 СП марка л/онтамной 
единицы меняется на 2Г.

Р я д  а а хи м о б  на хор нусе 
баз д у д и т  9у/я З б Д боа дуди  т е л я  3  6 Д О

з я е х тр о х о н тс /х тн ы е  нанометры

С соема Зь/лоянена н а  лис/паас. 1179
hpmp#.
Монлт
& -t p

РиСы т.
Ж6счнь_
Ьфт&м. &ЧС-

Уо 7 -о Ъ ~ У б /.$ 7 д а

У с т О Н о £ к о  с и н х р о н н о  го к о м п  С н с а т о р с ^  
р с с в  l o o o o o - u

С и н х р о н н ы й  XOMmtMCQtn'cf?

& c£<u c q  i y  Со

Копиром*

C/MCL’Q
№

Э /:2ргосерк'>прсе.\ г,
7 г М.оскСа 

К  81 /
фоомат П Х
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А нти6нб!е части статора Водопровод

Схема бЬ’ПСлнемо но листах so Si

Й.щгр
начатп
Ш Ш

рибпино khj*
Р&Ёкино
йерпицкап
бУЯ*С&

тл е :

4 0 1 -0 3 -  &0/ 31____________ y j _
Установка синхоснного компенсатора 
К С  В -  / 0 0  0 0 0  - / /
Ш к о с р  т е р м е  ке ч  п о е л  я Спдоип

С х е м а  с о е д и н е н и и  
р я д о в  з а ж и м о в

РП
Лисп
SO

hue ̂  с Л

Энергссетопрсечл
г Мсслба

/987 г

Ко пирс бал
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Лри меча ни я :

/ контактор 2Kn поставляется комплентт  

с выключателе** а уст анавливает е* 6  шкафу 
бь/к/гк/чатс/гж при его уст ановке на подстанции. 
Jободом из Зотова т елом  и/на ф а  вь/клкгттеля 
должна предуслоатриба твоя разметка отвростд 
для установки, контактора и  /у од бабка к кану 
проводов предусмотренных монтаткаи схемой 
контакт К бУ  встрой богатея б контактор 
заводом  - изгот овит елем вь/клкгчателя.

2 Автомат А 3/23 может дЬ/тв заменен на
А 3 700 с а на логичНЬ/ми техническими характе
ристиками: Я  ЗУ5бff$0 пост, тока Ik.Tj>.Ktf06.

3 Д н я  си н хр он н ого  ком пенсат ора 2СК м арка  мак- 
те г иной е д и н и ц ^  м е н я е тс я  на  2 г.

t h r e a d  ш к а ф а

Cm. /там - f

Схема выполнена на листах 8в±8Ч

перечень аппаратуры
мот
£& м а р т Н а и м е н о в а н и е т и п Тсжносчвст.

ь с к р а м т е р т K4k1Л р о т т е к

1*5. _
2К П К е р н т а п т о о KM9~6tf 2200 С м . п р и м л

|§ 2А6 А б т о м а т и ч е с н ш Гб Ы м л к г а т с л б А З  US Г н . р з З О А VLС т . л р т.2ч
Й

Р Р у б и л ь н и к Р -22 D ЯНН
tP р у б и л ь н и к л ч в
2Р Р у б и л ь н и к Р К6 2 о н о р х о м

нетто»
\

5 З л е к £ р № Ы  й ё К Ш У Ь Ш 1

Л

Э Ю * т е  м е t
К С А Iк& т ч ю н т * с ы ъ  т т  л * |К С  л 1
* ___

Улмер.
НяЧ'ДЪ
fyup

iHtlfiKP* 
бфДОф.

4 ,7.0 3-*Г/. 87 X I
Установка, синхронного компенсатора

1сс0 fo o o o c

Ш Ш
Линейнъий бккуюиггем

г ь  ^
Ь.__ CaCjujbl пор НОЛ i  ови^шл^_iun и ьяя %ао*симоь л

1 1 UifcaoxiL* виклюкаген-^
Ко пиpoca/t

Стом* Ласт

РП
АвсмА

S5
Энергосетбпроект 

г. К  ос но a
т

фортатАЦ
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А 623
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ifa th

С623

CvemvtxMt
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S9
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+ШЛ

/07

1ST

4 f
ГХ66

Т - Г - t j
ЯНГ

tad
62

-ШП

J
Ц е п и  

у л р а б л с -

MX 9  вышлю

чатслем

r/Of
64

70

--75
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продолжение рн<*х J&UfMoi

схем а быпожнена на листах 85+&6

l i t
Перечень алпара/лурсн

МЫб
i *foSkk

1*
*5fi
Г

Марна Мааменобание Тип
Техмичеснь
харамтерист к& фанммм.

tA& латома/тнеснаа
ЗЫнлъччтелб A3/Z3 Ти р -2SA ( приме* /

•
(YaeA

Cuemvux рсантид- 
нои энергии сечуч/вш (OOBiSA / *шс*о*о

ее *  _Cocrqrro-
ММ»ZYaz/t /поясе срянтм ЯЖ. SA 1

примечали*.

/ .  А 6т о м а т  A S/2J м ож ет дб/тб заменен но ASJOO 
с а н а л о га  унб/ми техн<г/есхами хо р а  к т е р  ко m u на м и : 
J371S5/J60 Ik.zp.siSA поет, то к а  .

2 м л * си н х р о н н о го  ком пенсат ора 2е х  марка мон
т аж ной еди н и ц ы  меняете.я на 2 г

tm i-ob-te/si X I
У с т о я о & х о  tuH*f>0HH0to KOMntKtamopO. 
Kerb \0 0 O O O -H

tU K Q J p  К Р У  п у с к о в о г о  
ь и я р & ъ а т е р л  4 &

Старое /!u ce \ lac mod
Pn J L j__Ш нтр

im -M L
A /6 cu* cl v & c пФ а

u i C r С хеи л а . ncjuukJL u -  
(kXq y a o u L U M 0 4

Э нер го сел м /кзо ект
f M eet Cl

^ W i _

Копировал Формат Л1
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Перечень аппаратуры|Н Лозицимт 

обозначение 
по схеме Наименобание Т и п

Техническая
хаоапт е  -  
ри ст ина Притом

S H (A B l) АбтоматичЬснийм ш т а /л ш АП50Б-2МТ Iогс.жЗ 51н f 2},?р.б.н.

и
$F2(AB2) То же АП50Б-ЗМТ U p - А

hTt- ф » 1 2},2р. б л
5F3(AB3) То же АГГ50Б-2МТ 1 - р - Ш2огс.= 3151м 1 %},2р.Ь.н.

* § . R 1 -M Резистор ПЗВ-fSO fOOoMttO°Д ±_

ItI I

0 ™ SFf(ABf) ™ а 3 схему
*68

/У - SF2/AB2)

*7 /

NX
71 

757 0
лредупре - 

дательной
*69

/?
? > 2  

SF3IAB3)
*7/

#х
72

7770
сигнализа

ции
70 2 > 2 т7/ 73

0 03
SFfjABl) . чЧ 55 о

Д * з _ /и к>
 

,
Эч

Со
]

Оо

S?
<х 658 76 Контакты

% \ \ ■’"Т Г " V
79

Примечание.
!■ Дм  синхронною компенсатора 2GH мирна монтаж

ной единицы меняете* на 2Г.

4 0 7 - 0 3 - 4 6 1 . 6 7  ЭС1
ЧотппнпБнН Спнхппнна?/) компенсатораи Uff tLUlUUmiJ kstd/KAUUnriUCU
/T o d  - IUUUUU n

Шнаср КРУ Юкб транс- 
форматоров напряокения

fowup Лист ftистод
РП 67И. контр.Рыбкина п>1п

Иач.ПТПРыбкина б х т а  полная и ря д  
заж им ов

Энергосет ь проект 
Г г. Москба

m i г
Pfi.2p. Ьерниикф
ИнженерЛурбтыба

папироЬад dhu+j Формат А 2
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3 8 0 / 2 2 0 6

A SOI ЛМ a SOX
“1Г

ПР
А О Г

Ав

3S02 ЛЖ 650/
-------------- 1 Г

о ст тл Н

А
Л

С SO2 ПМ C5VT
--------------------------11--------------------------------

*-ШС£

-45  1 О-г-
I /  | v i

A m

I A SOS1'
*6 '7 1

_
/ъ-г—    ( О -— р

\й//*с' 1 1 / ^ |
; р з  I

\“*Ьа'

-4— 0

Mf/SOj
ASP? П*

-----------If—

ОМ
М1

I Oif/ffft

С и ло б ы е
OC/njt

е л е к т р о -  
0 6 и  ear m o -

Л 9

ц е п и  
у n p a  6 р е 
н и я  д р е - 
н а м н о го  

н а со са

ш/fos
\

й'////8{\

п Т

> , сил/к u/f/fв /W J

грешныйEL
ЗсохниК

- =  _£ -• -  — Нижний

ЭРСЧ ___

L 3701 pf I 7S7
У\ШГр21 tUf/gS |

^  АВ --------X ______

6  схем у  
► с и гн а 
лизации

А 6т ом ат  
п и т а н и я

Р е л е -р е гу 
л я т о р  

уроЗ н я

Перечень annapamypbt

Ф а с а д  ш каф а

500-

Р лд  за  н и  моё 3 ш к аф у  
у  пр о б  лени я  э л е н т р о д З и  ea
rn е ле й  дре н а ж н о го  /«хсоса 

(см . прим. 2 )

А? &Зтома/пуЛ8

К о н т а к т ы  р е л е  у р о ё н Я ;

Р /  -  А б а р ц й н Ь /а  

Р2  -  З е р х н и й  

РЗ -  Н и ж н и й

Of I
Аренамндй 

насос ,

1
2
3
*Г Аб 3

ТуГг 5*
6

7533 т ? лян
S* лм

7 Ш И 9 п рЛ
AS37 т лм

it
т /2 лм

ж  _ /J
ш г A$-t
т

/6
' Я7_ П 1 Аб-Ъ
1ST ft*

я
же

fltHTt Ша/п переменного  ̂
т а н а  380/2205 

N реле (/робнр______________

НО панелб  а в т о м а т и к а  
и  с и гн а л и з а ц и и  

f j/И ’ОЯ к  д б и г а т е л т  
насоса

Номер
аппарата Марка Маименобание /Лил

7Тгмгнсмая
характероЕггт гсёо /Гримма*

Of * Ш карь управления ллентродбиеателем дренам него насоса
Of ПР к»изеосальнь/с1 т  чет

ный пвоеклточателЬ ЛМОФ-93Л?ККН/7 jf4G f

02 Аб Ар том а mu veettud 
бымлюкатсль A05O3KT Г*. Л - О, НА ! 2]2?д/*

03 ПМ магнитный луежтт&б лме-rtf 2206 Г

Приям ок 3  ф унда м енте  С. к
ЭДГУ Реле уробнр ЭЛСУ-ЗМ 1

/Три меча кия

1. А л  Пара т у р у  у с т а  н а б и ть  S ш к а ф у  м е та ллок он стру
кци и  т и п а ,  ш с -1

2. Л  л я  с и н х р о н н о г о  к о м п е  н с а  т о р а  2с к  марнст м&н 
т о .  м н о й  е ди н и ц ы  м е н я е тс я  на 2 г

— —

к о т - о г - Ш Н  э а

-----------------

— Усгпано&ка. синхронного когчперсптсра 
< с в  foOOOO-H

— Шкаф дренаж него *а- 
coca

Ся(!фг« /осп /ееггд
л  3 РП 8S

$ *V >

f t , j & U # C L

faitCUHQ.
t l h r/ V : :
Л ‘^ -

r*cfJt
Сх£на поп ноя сочинений
рЯ.доЗ ЗЛУАсимсъ ц сощт* £щ

Знергосетспэсе/т
г Моек fa 

m l  r



:: Л*
 и р

от
а \

£з
ач

 у
у 6

 
Q

zl
 - 

О 2
 ' 

^ (
 •' 

 ̂
^

 Л
б

 б
 О

 М

Наименование
монтажной
единицы

Синхронный
компенсатор

Марка
кабеля

по
проект у

4 lew
vjo®

/г -т

ЗаЬодсная 
марка

i r - m квзг

/Г - /92

/г - т

ГГ-/Ч5 Кд&г

i r - m

1Г-271

г - 272

/Г - 2 7 3

/ Г - 909

/ Г - 905

/ Г - 906

/ Г - « 7 7

/Г -9 0 8

/Г -9 0 9

/Г - 9 /0

/Г -9 /1

/Г-913

Тип
Ци ело и 
сечение 
ж и л

7*2,5

274 ,5

НЗВГ

нввг

194 ,5

9 4,5

Число
резерв

нЫх
ж и л

Салона
кабеля

по
проем
J 2 L

Прово
жено

9 4 ,5

9 4 , 5

194 ,5

7 *1.5

f 9 *2,5

/9 *2 ,5

/0 *2 ,5

7 4 , 5

5 * 2 ,5

7*7,5

7 4 ,5

г

1

/9 4 ,5

Истребление кабеля
П р и т о м

Памел/
ния б блоке с  к  

(левая боковина)' п/.
ПанелЬ ипрабле-
ная в слоне С К  
(левая соковина)
Панель автомати
к и  и  сигнализации 
(правая боковина)

Т Щ У  ПанелЬ  
упр а в л е н и я  С К  
Iправая боковина)

гщ у Панель 
управления СК 
п̂равая ( 'ко bunch

УЩ ПГанШ ------
управления С К 
(правая боковина)

лШкафГ 
выключателя

‘ ‘в  _ _ _ _ _  

Шкай 
лкмателя

гщу Панель  ,

в алена я СИ  
а я  боковиной 
Т Щ

Шкар кру  
бь/ключотеля 

/В

!У. Панель 
зашить/ аото- 
трансрормрмора 
ГЩУ. ПанелЬ 

питания опера"
ПДУ Панель "* 
защиты авто- 

юрорнатра

Г(И, У~77снейЬ
управления гм 
правая С кобима)

Ищ у Панель 
защиты/авто - % 
трансформатора)

ПанелЬ. ипрабле- мия овхске СК 
(левая боковина) 
панель ипраЬшйя 
в блоке СК 
Левая о окована)
панель цправления 
в блоке СК 

(левая вокбвинср
ПамелО.ипраШ-
ния вбхэкел с к к 

(левая б г к ода н а )
Панель управления 
6 блоке с к  

(левая Соноош
Панель 
ния 6 М  (левая
Панель защ ит ы  

{л е в ая  б омовина) *

ПанелЬ автомат 
и сигнализации 

(левая боковина)

ПанелЬ автомат 
ки  и сигнализации 
(правая бокрвинф

СК 
боковина)

Сечение уточняется Tipa но*ноет но* проект

СлчётТё уточняется 
ори кв*креп- 
нрм лрдекщ

гш ,у панель 
телемеханики
ТЩ У " ПанелЬ 
центральной 
сигнализации

ПанелЬ автомата - 
ки и сигналазаас 
’правая бокаби/
панельавтоматика 
и сигнализации■ 
(правая боковина) 
Панель адтаматши 
и сигнализации 
(левая боковина)
П анель защиты 
{м  ебая боковина)

Ш-ттлЪ-СиЬй ‘ии водород*

oaf ootша) /праК?Soi/aKjMd)
Ям- 

Ш и(а\
Шкаф «р у  

овгключатеяя
/в_____

Панель автомата-
ки  и  сигнализации 
'левая боковина)

матики маелдем (правая сЦ*Обина\

Панель возбфнде- 
(левая^боковинд

Сх?ма выполнена па листах 89

Наименобание
монтажной
единицы

Марка
кабеля

по
проекту

дабоЬская
марка Чаек

Алима
кабеля НаоменоЬан<je  кабеля

| W  

Примеча

Тип
Я ОСЛО и
сеяение
жил

% 3, f
жал

по
проек

ту
проло
жена

о т к у д а к у д а ние

t  инхроннб/й 
компенсатор 

1Г
/Г-919 —  я — /9*2,5 3

Панель автоматики 
и сигнализации 
(правая боко&инд

панель защиты  

(л е бая боковина)

/ Г -9/5 нввг /0*2,5 1
Панель автоматики 
и сигнализации 
(правая боковина1

Панель сигнализа
ции водородной 
установки и авто
м а т и ки  маслос*

t r -9 /б — « — 7*2,5 2 ПанелЬ автоматики 
и сигнализации  
(правая боковинок

Ш к а ф  К Р У  
оЬ/клю чат еля  

1в
/ Г - 917 — /9*2,5 1 Панель Шоматйми 

и сигнализации 
{правая боковина)

. Ш к а ф
вб/ключзтеля

2В

1Г-919 *•* м~- 7*2,5 2 П а н е л ь
( У Ж Т Х ь ш )

. п а и  ель 
в о з б у ж д е н и я  

(левая Ьоковина)
/Г-920 /0*2,5 2

Панель 
, защиты .

/ ■леаая бокобимф 
Панель

( i ? i $ 9 ^онобинд

Ш к а ф  К Р У  
трансформаторанапряжения  

Ш к а ф  м р у  
выключателя/Г-921 ~~г— 5 * 2 5 1

/Г-922 5 * 2 5 1 ПанелЬ
Сле^я боковина)

А . Ш к а ф
Оо/ключагщ ля

/Г-923 1 4 * 2 5 Ч
ПанелЬ

C ^ 6 a i Uбоковина)
Ш к а ф  зажимов  

у  выводов 
С К

/Г-929 — 9 * 2 3 2
Пан ель L 

защиты  
(левая боковина.

Ш ка ф  кру  
трансформаторов 

напряжения

/ Г -925 — я — 7*1,5 1 .  Панель 
безбиждемия . (леваябоковина)

Панель сигнализа
ции водородной 
цстаноони и  ~авт ом ат  моспосм 

(Правая боковина)
/Г-926 — я— 7*2,5 1 Шкаф ЯР В Ш к а ф  К Р У  

%ап$ямем и /
/Г-927 —я — 10*25 2 \ ПанелЬ 

возбуждения' 
(левая боковина)

Ш к а ф  зажимов  
ц выводов 

С к
/Г -928 Ю*2,5 3 Шкаф ЛРВ

.  Ш к а ф  
вЫкл/очателя

, /Г- 929 9*2,5 / шкаф кру  
трансформаторов 

напряжения
Ш к а ф  к Р у  
выключателя  

/в

— — — Чы7-оз- чы. 2J ЭС1
— Установка Синхронного компенсатора

— __ Синхронный юнпенсаггър 1I

Лиегпей
HituJp
Нязмш

/Г (2 г ) ГП | S3

- f e
— Жчьнал контроль НМ ас 

нас елей Jhepzocemtnpcexm
Г МосШ Н*7 г
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Наименование
монтажной

единицы

Марка 
кабеля 

по 
проекту

~ёинаронкЫй 
компенсатор /Г /Г -4 3 0

/Г -431

1Г-432

1Г- 433

/Г-434

/Г-435

/Г-436

/Г-437

/Г-433

/Г-439

Забодская
марка

Тип с
иисло и 
сечение 

мил

КВВГ

К б З Г

Число 
резерв- 

нб/д 
ж и л

27*1,5

Ю '/ ,5

3 7 4 ,5

4 4 , 5

* 4 ,5

7 4 , 5

4 4 .5

4 4 ,5

7 0 4 ,5

/ Г -  441

/Г -4 4 2

/Г - 443

/Г  -4 4 4

/Г -  445

/Г -446

/Г-441

/ Г -  448

/Г- 449

/ Г - 450

/4*1,5

5 - 2 , 5

5 * 2 . 5

5 * 2 , 5

5 * 2 , 5

5 * 2 ,5

5 * 2 , 5

1 9 *2 ,5

4 4 , 5

/О*/,5

5*2,5

пс
поеен-
ту

А л и н а
кабеля

проло
жено

Направление кабеля
Примеча

ние
линель тсмгкра-
т урноьо KOHJtoCfl* 
(пробок бокаВино,
панель сигнала-  
заиии боддроднои 
' станоб к и и авто-

I
Ланерь г'енпкра
Тарною ко'н-rpc/ifi 
(р.ро /л 9 6oKjQ&umi
Панель сигнализации ШороаноО 
установки и авто
матики маслос;мд)

шель сигнализа
ции боддроднои 
установки и сото

Шкаф выклю
чателя 2В

О кг цель сигналило - 
tooqopooHoa цсНЮнобкс/ и обгоне

Шка.

Шкаф 
> ОЫключателя 

2В

Шкар 
J Ь/клтателя 

2В

Шкар 
выключателя 

2 &

.Шкаф  
об/клк/чателя

Шкар КРУ  
выключателя

Шкаф 
дренажного 
Гласоса
Шкаф КРУ 
выключателя __ /а

Шкаф Зажи-

Шкаф зажимов 
термоконтроля

Пост
газобого управ

л е н и я

У/о Or?
газобого упраб - 

ления
Шкаф КРУ бб/к- 
лючателя совет- 
денных низко
У1ост го $о£о ъо 
управления

Реконемуусг- 
с Я эграни 
робонныо 'ко&е/ть

Цтеля 
20 2Г

Привод
разъединители

и
заземляющих 

ножей

Трансформа
торе,I тона 
5ТТ, 5ТТ

торб/ тока 
ЗТТ, 9ТТ

Прибод
вбшючателя
Шкаф

об/кл/уча!'ателя
фундаменте*. 
Реле уровня
Шкаф зажима/ 
у  выходов СИ

Наименование
монтажной
единицы

СинхроннЫО
компенсатор

Марка
кабеля
по

проекту

/г-95/

/Г -952

/Г-453 

/Г-454

/Г-455

/Г-455

/ Г -457

/Г-455

/Г-459

IГ-Ч60

ir-mt

/Г-962

1Г-963

/ Г-969

/Г-965

/Г-966

/Г-967

Заводская 
марка

Тип Число и 
сечение 
мил

ИВвГ

9исло
резерв

нб/х
жил

27*2,5

7*2,5

9*1,5

9*1,5

9*1,5

5* 1,5

5*1,5

5*1,5

5*1,5

9 X 1 ,5

5*2,5

5*2,5

5*2,5

/0*2,5

9*1,5

9*1,5

9*1,5

проек-
•ту

Длина
кабеля

проло
жено

Схема выполнена на листах 83+9/

НШйр
Начлт

. Панель  
возбуж дения  

(левая боковина)

Направление кабеля Примеча
ние

Шкаа
А Р Е

каф зажимов 
у ОбГбоООв ск
Шкаф зажи
мов у  выводов

СК
Шкаф зажим об 

и выводов  
СК

Шкаф зажимов 
у выводов

ск
Шкаф зажк 

а выводов 
у ск

(жимов

Панель абтомащни 
и сигнализации 
Слябам Лояобина)

Шкаф 
зажимов 
у  66/бодов

СК

Шкаф зажимов 
и obrioooo

с н

Шкаф 
зажим ов 
у  бб/водоб 

С И

Ш к а а
A P S

ТиЛаф зажимов 
у выводов * ск
Сторона Р

Сторона К'

Корпус 6036ч- д а т  ел я J 
В б АО  

Термометр 
сопротивления 

Т с - 2 7
Т е р м о м е т р  
сопрот ивления 

Т С -  26
Маслосистема 
струйное^еле

Маслосистема 
Струйное^ еле

Шкаф дренажного 
насоса

B btbodbi
транароомато 
роб то ка

СК

91

6оЗ$уЬСа те л я 
____ВбА

К о ж у х
возбудителя

яки-51_____
Уг/fЛи слогпг/Ый 
трудспробод 

Г  уж и -39 
Масло ах лада- 
т е л 6 УЖИ -30

fj/djC.инО. 0р£~ 
oJ kuHCL

п>
пчч

Чоу-оЪ-ЧЫ. 81 Л /

Чипомо£ка синхронного Компенсатора  
KCfy Юо о о о -у /  i

Синхронный компенсатор 
i r (z r )  ^

С, тс он с /р е п ЛосгзС
рп 9 о

Журнал контрольных. 
тАелссГ

Копире Зал

Энергосепчпооех т
г Мосш 

1957 г_______
формат RZ
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