
ГО СУ Д А РСТВЕН Н Ы Й  КО М И ТЕТ 
РО С С И Й С К О Й  Ф ЕДЕРАЦИИ ПО 

С ТРО И Т ЕЛ ЬС Т В У  И Ж И Л И Щ Н О - 
КО М М У Н А Л ЬН О М У  К О М П ЛЕКСУ

Главному инженеру института 
«Краснодаргражданпроект»

ГОССТРОЙ РОССИИ Н.М.Редину
ул. Строителей, дом. 8, корп. 2, Москва, ГСП, 119991

ул. Орджоникидзе, 41, 
г. Краснодар, 350000

На № ________ 1 810 от 17.10.2003

Управление технормирования рассмотрело Ваше письмо и разъясняет. 

В секции жилого дома расстояние от двери наиболее удаленной 

квартиры до выхода в тамбур, ведущий к наружной воздушной зоне, при 

наличии дымоудаления в коридоре допускается принимать как для 

тупикового коридора по табл. 2* СНиП 2.08.01-89*.

Заместитель начальника
Управления технормирования л?" f В.И.Иванов

Викторова
930-53-92
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