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ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 407-1-89.85
РЕЗЕРВНАЯ ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛШРОСТАВДЯ 

МОВДОСТЫ) 1x60 кВт
СОСТАВ ПРОЕКТА

АЛЬБОЙ 1 ИЗ Общая пояснительная записка
IX Тепломеханическая часть 
Э Электротехническая часть 
АС Архитектурно-строительные решения 
ОВ Отопление и вентиляция 
ВК Водопровод и канализация 
СО Спецификации оборудования

АЛЬБОЙ П СД Сметная документация
Ш Ведомости потребности в материалах

АЛЬБОЙ U С00 Сборник спецификаций оборудования

Разработанинститутом "СЕЛЬЭНИРГОПРОЙСГ"
Главный инженер института! 
Главный инженер проекта 9

1 Г

сиу ? '

-Г. Ф. Сумин
С. В.Щербачевич

Утвержден Минэнерго СССР Протокол Я> 37 от 19 сентября 1984 г. 
Введён в действие Сельэнергопроектом 
Приказ JF 63-Л от 38 декабря 1984 г.
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П Е Р Е Ч Е Н Ь

СПЕЦИФИКАЦИЙ ОБОРУДОВАНЫ*, ВХОДЯЩИХ 3 СВОДНИК

Сгр Наименование основного комплекта
РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ И ЕГО МАрКА

Обозначение
спецификации

Про ектная  организация

/
3

2

Тепломеханическая часть ТХ
3 4

тх.со Ка за х с к о е  о т д е л е н и я  
Се л озн еp ro  к р о е  к  г

4-7 Электротехническая часть Э э.сох fl

6
9 -11 
12

Э.С02 _*t

э.соз
Отопление и вентиляция ОВ ОВ.СО И

6 f Водопровод и канализация ВК ВК.СО И

Привязан:
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристике оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 

Обозначение до
кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудояаиия,

материала

Цена
единицы 
оборудо

вания̂  
тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы
оборудо
вание,

«сг

На
име-
нова»
иив

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ #

I Электроагрегат мощностью 60 кВт, напряжением 400 В, ИД50С Т400РУ4
частотой 50 Гц ТУ16-516.063 ШТ 796 I 2150

-76
2 Кран козловой грузоподъёмностью 3 т 0ПТ-П35Д шт 796 I 512

3 Огнетушитель воздушный пенный, огнетупшщая способность 0ВПУ-250
о

до 30 м , емкостью 250 л, временем действия 125с ТУ22-2336-71 ШТ 796 I 220

4 Насос ручной поршневой, подача за двойной ход 0,62 л, "Родник"
напор 30 м вод.ст. ГУ36-06-1044 шт 796 I 13

-76

5 Вентиль запорный муфтовый 15-16 15Б I бк шт 796 I 0,38

Привязан

Имя. №

т.п. 407-1-89.85 TX.C0(01

1.  Коренев
Гл.спе з-Кап Ж Спецификация

оборудования
Стадия Лист Листов

Н. КОНТ i.Kftii г РП I____ _ 1 _____
ran Шербачев & Казахское отделе

ние Сельэнер: о- 
проект

гад те с.Муханов
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирмам

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до
кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода - 

иэготови- 

теля

Код

оборудования,

материала

Цена
единицы
оборудо

вание
тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы
оборудо-
■ ванна, 

кг

На-
име
нова
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМ ЗАКАЗЧИКОМ

ВАШ АНТ 1,2
I Устройство распределительное навесное (блок) РУС Ы05СГЗ

а) 6 сальников Г |** 4 снизу; 2 сверху B 0C = f54yr ШТ 196 343431 2 37,4
б) 3 сальников 1 1** 2 снизу; I сверху -  ТУ536.444-74

2 Устройство распределительное навесное (блок) РУС 3141-03
ft сальников | [** I снизу; 4 сверху -  ТУ536.444-74 В0Г-54У1 шт 196 343431 1 2о,о

3 Устройство распределительное наае.©н<№ (блок) РУС Ы40-
3 сальников 2 снизу; £ сверху 03В03-54У1 ШТ 196 343431 I 44,5
ТУ536.444.74

4 Устройство распределительное навес&ое (блй*); Ш  3153-03
2 сальников Г ' 1** I снизу; X сверху ' В0Б-54У1 шт 196 343431 I 24,2
ТУ536.444-74

5 Счетчик электрической энергии САЧ-И672
ЗЬОВ; 5А кл2 шт 196 I 3,7

6 Выпрямитель ВСА-6А
220В; 24В шт 196 I 19,0

s
•zX
iStt

* Тип определяется при привязке типового проекта.
* * Диаметр сальников определяется в зависимости от сечения 

кабеля при привязке типового проекта.

Прияяэан

*%ч
X
Л?cCtОtz

Ина. №

т.п.407-1-89,85 Э.С0.1
Нач. от, г.Кооенев*

Sc
г
0zX

Гл.спе uKaii_ Спецификация на электро-
оборудование
Вариант Х+4

Стадия Лист Листов
Н.конт ).Кап г Н1 1 -----
ЩП__ . 
PvK.TD

и|ярбачев
Прибосны

Казахское отделение 
Сельзнергопроект

_______________________________1|3ед.ин к .  ЕЬимоэа
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IПози

ция
Наименование и текнмчргхе» трак герметика оборудования и материалов.

Тип, марка Единица
измерения Код завода - Код . Цене

вямнииц Коли
Мосса

единицы

3
я

Заяод-нЭгоговмтель (для импортного оборудования - страна, фирма)
ооирудиоения»

Обозначение до
кумента и номер 
опросного листе

На
име-
иова-
ние

Код
изготови

теле
оборудования,

метериеле
оборудо
вания , 

тыс. руб.

чест
во

оборудо
вания,

кг

1
1 2 3 4 S б 7 8 9 <0

7 Аккумуляторная батарея 6СТ-•132
12 В шт 196 34Ы17 X 4 1 ,0

8 Трансформатор тока ТЮШ-0,5-
-100/5-73 шт 196 348117 2 4 1 ,0

ВАШАНТ 3
I Устройство распределительное навесное (блок) РУС 8105| ~Р

а) 5 сальников I 1* * 2 снизу; 3 сверху В01— 154У1 шт 796 343431 4 37,4

б) 4 сальников |~1 **  2 снизу; 2 сверху
в) 4 сальников | 1** I снизу; 3 сверху
г) 3 сальников |---- 1** X снизу; 2 сверху
ТУ53В.444.74

§
2 Устройство распределительное навесное (блок) РУС Ы41-03

§
5 сальников | |** I снизу; 4 сверху В0Г-54У1 шт 796 343431 I 20 ,0
ТУ-536.444-74 П

§ 3 Устройство распределительное навесное (блок) РУС ti140-03

1 3 сальников 1 1 * * 2 снизу; I сверху В03-54У1 шт 796 343431 I 44 ,5
ТУ536.444-74

S
8 4 Устоойство распределительное навесное (блок) РУС 8153-
XX 2 сальников | Г** I снизу; I сверху -03В0Б-54У1 шт 796 343431 I 24,2

f

3ао ТУ536.444-74

1
X

5 Счетчик электрической энергии САЧ-Й672 шт 796 I 3 ,7
380В; 5А кл2

£
ос Привезен
с ♦ Тип определяется при привязке типового проекта 

' 4  Лияиртп rniiKHHirnR nrmf пеляетоя в зависимости от сечения1 А
9

4г Ж /4pld|4wl к/ 1/цЛ11Пг1 iVv/ Г  о woonvnmv/u *n v* w  ччммы*
кабеля при привязке типового проекта ЛистZ

;
X

т.п.407-Т-ЯОЯЯ Э.С01 2
Иие. NS
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Зааод-иэготоеитель (для импортного обору дотами я - страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 

Обозначение до
кумента м номер 
опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 
единицы 
оборудо

вания, 
тыс, руб.

Коли

чест

во

Масса
единицы
оборудо

вания,
кг

На-
имв-
ноа»*
нив

Код

1 2 3 4 5 б 7 в 9 10

6 Выпрямитель ВСА-6А
220 В; 24В шт 796 I 19,0

7 Аккумуляторная батарея 6CT-I32
12 В шт 796 ЗШ117 I 4Х,0

8 Трансформатор тока ТЮВД-05-100
/5-УЗ шт 796 34I44I I 7,0

ВАРИАНТ 4
I Устройство распределительное навесное (блок) РУС

5 сальников Г _ )** 1 снизу; 2 сверху ВОСГЗ-эШ шт 796 343431 X 37,4
ТУ536.444-74

2 Устройство распределительное навесное (блок) РУСЫ41-ШВ0Г
5 сальников 1 1* I снизу; 4 сверху -54УХ шт 796 34343I I 20,0
ТУ536.444-74

3 Устройство распределительное навесное (блок) °УСЫ40-03В03
3 сальников 1 1* * 2 снизу; I сверху 54У1 шт 796 34343I X 44,5
ТУ536.444-74

1*
is
i 5
\%

4 Устройство распределительное навесное (блок) ЙГСЫ53-033ОБ
2 сальников СПЗ * * I снизу; I сверху -54УХ шт 796 343431 I Л.1 Л5 __

_

ТУ536.444-74
3о 0 Счетчик электрической энергии САЧ-И672
5i«Г
X

%c*о

i ЗоОВ;5А кл2 шт 796 I

* Тип определяется при привязке типового проекта.
* * Диаметр сальников определяется г зависимости 

от сечения каОелл при привязке типового проекта.

Привязан
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Поэи-

цим

_ _  -

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Заяод-изготоаитель {для импортного оборудования - страна, фирма)

Тил. мерка
Единица

измерения
Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 
единицы 
оборудо

вания , 

тыс. руб.

“ fКоли

чест

во

Масса
единицы

оборудо
вания,

кг

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

На-
име
нова
ние

Код

1 2 3 4 S л 7 8 9 10

6 Вы прямитель В С А -6 А

2 2 0 В ; 24 В ШТ 796 I

7 А к к ум у ля то р н а я  б а та р е я 6 C T - I 3 2

12 В шт 796 3 4 8 1 1 7 I

ь Тр ансф о рм ато р то к а Т К Л .Ч -0 5 -

-1 0 0 / 5 -У З ШТ 796 341441 I

П р и в я з а н

|
4 0 7 -1 -8 9 .8 5  Э . С 0 . 1

|Име. N 9
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Пози

ции

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до
кументе и номер 

опросного листе

Единица
измерения Код завода -  

изготови

те л а

Код

оборудования,

материала

Цена
единицы
оборудо

вания, 
тыс. руб.

Коли

честв

яо

Масса

единицы

оборудо
вания,

кг

На-
мме-
иом- Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕМАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ

I Светильник потолочный влагоэащищенного исполнения НПП 03-100-
ТУ 16-535.991-75 -001УЗ шт 796 346III 2 3,6

г Светильник с рассеивателем из опалового стекла, ЛСП14-2х40
крепление непосредственно к опорной поверхности -210У4 шт 796 346112 6 6 ,5
ТУ 16-545.267-79

3 Светильник потолочный для ламп накаливания до 60 Вт НПО 19-
ТУ16.535.025-74 -60/Р20-02У4 шт 796 346111 4 3,0

4 Светильник ручной переносной с гибким шлангом
12 В 60 Вт ТУ16.545.132-77 ^ РВО-42 шт 796 346180 1 0,3

Привязан

т . л .  4 0 7 -1 -6 9 .8 5
Инв. N?

1 — I
т . п . 4 0 7 -1 -8 9 .8 5  3 .0 0 .21____

Н а ч .о тк .К о р е н е !
Г л  .j?ne 
Н Гконт

р Ь а Стадия Лист Писюа
b .K a u Спецификация оборудования РП — 1 I

Г/П  |Цевба^ева 
Р у  ч л  . Прз: бо с! !■. 
-^е д ./ ;^ '1 Е !:и м с ^

щ М

I * '

на осветительную  арм атуру Казах 
н-'.о С

с к о с е
■ b ' i -
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Наименование » и>нцчегкat  кяроктериника оборудования и материалов. 

Зааод-мзгстовнтел. (для импортного оборудования- страна, фирме)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента н номер 

опросного листа

Единице
измерения Код завода -

изготови

теля

Код

оборудования,

материале

Цена 
единицы 

оборудо
вания, 

тыс. руб.

Колн*

чест-

•о

Масса

единицы

оборудо

вания,
КГ

—
На-
име-
нова-
ние

Код

1 7 3 4 5 6 7 8 9 10

0Б0РУД0ВШЁ И МА1ШАЛЫ, ЛОСТАВДЯЕМЫЕ ЗАКАЗШШ
1 “ I
ih------------------

BAFMAHT 1
! 1 Кабель алюминиевый. 660 В, ГОСТ 16442-80 сечением:
i 3x50+1x25 АВБГ М 006 353771 5,0 М
у

3x5fVlx25 АВВГ м 006 353771 9 ,5 4 ,5

i 3x6+1x4 АВВБ м 006 353771 3 ,5 2 ,0
353771 18 ,0 2 ,5| 3x4+1x2,5 АВВГ м 006

1-------------------
! 2x4 АВВГ м 006 353771 2 ,5 о . з

1 медный 1x4 ВВГ м 006 352122 8 ,0 0 ,6

1x6 ПВГ м 006 352122 4 ,0 6 ,7

4x2,5 АВГ м “006~ 352122 “ 4 ,5 0 ,8

2 Кабель медный, 660 В, ГОСТ 13497-77, сечением 2x4 КРИТ м 006 352134 3,5 0,04
3 Кабель контрольный алюминиевый, ГОСТ 1508-7о, сечением 7x2,5 АКВВГ м 006 356342 1.0 0,01

ВАРИАНТ 2
I Кабель алюминиевый, 660 В, ГОСТ 16442-80, сечением:

3x50+1x25 АВВГ м 006 353771 п ,о 5,2

3x6+1x4 АВВГ м 006 353771 3,0 1.8

Имя. №

Нач. о?a.KoDeHei /Гл.спеui-Кац vj/Н.контD.KauПШPnt.ri ЩербачетЛгоибосньич 0** й~
M l ™ к. едимовс

Привязан

т. п. 407-1-89.85 Э.СО.З
Стадия Лист ЛистовРП IКазах* ние Секое отделе- эльэнерго-проект

Спецификация оборудования Кабельная продукция Вариант 1*4
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Поэм-

ция

Наименование и техническая характеристика оборудоаания и материалов. 

Зввод-иэготоаитель {для импортного оборудования -  страна, фирме)

Тип, марка 
оборудования. 

Обозначение до

кументе и номер 
опросного листе

Единице
намерения Код зевода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материале

Цене 
единицы 
оборудо

аания , 
тыс. руб.

Коли

чест

во

Мессе
единицы
о б о р у д о -
ванмя,

кг

На
име̂
нова-
мне

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 to

2x4 АВВГ М 006 353771 2*5 0,3

медный 1x4 ВВГ М 006 352122 6 , 0 0 ,6

1x6 ПБГ м 006 35212 2 4 ,0 0,7
4x2,5 ПНГ м 006 352122 4 ,5 0 ,8

2 Кабель медный, 660 В, ГОСТ 13497-77, сечением 2x4 КРИТ м 006 352134 3 ,5 0,04

3 Кабель контрольный, алюминиевый, ГОСТ 1506-76,
сечением 7x2,5 АКВВГ м 006 356342 1 ,0 0 ,0 1

1

ВАРИАНТ 3
I Кабель алюминиевый, 660 В, ГОСТ 16442-60, сечением:

3x50+1x25 АВВГ м 006 357771 14,5 6 , 8

Зх6+1х4 АВВГ м 006 353771 2 ,5 1.5
Зх4+1х2,5 АВВГ м 006 353771 18,0 2 ,5
2x4 АВВГ м 006 353771 2 ,5 0,3

медный 1x4 ВВГ м 006 352122 8.0 0,6
1x6 ПВГ м 006 352122 4,0 0,7
4x2,5 ПВГ м 006 352122 4 ,5 0 ,6

2 Кабель медный, 660 В, ГОСТ 13497-77, сечением 2x4 КРПТ м 006 352134 3 ,5 0,04
3 Кабель контрольный, алюминиевый, ГОСТ 1506-76,

сечением 7x2,5 АКВВГ м 006 356342 1 .0 0 ,0 1

Привязан

т . ' - - .  4 0 7 --1 -8 9 .6 5  З .С О .З
Лист
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ция

I
Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение 

кумемта и нем 

опросного лист

Единица ] 
измерения Код ЗАВОДА -

ИЭГОТОАМ-

ТОЛЯ

Код

оборудоаания,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

аания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

М а с с а

единицы

оборудо-
ААНИЯ,

КГ

АО-
лер

ГА

На-
им*-
НО«А
мне

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ВАШ АНТ 4

I Кабель алюминиевый» 060 В, ГОСТ 1644̂ -80, сечением:
3x50+1x25 АВВГ М 006 353771 5,0 6.1
3x50+1x25 АВВГ М 006 353771 4,5 2,1
3x6+1x4 АВВГ м 006 353771 3,5 2,0
3x4+1x2,5 АВВГ м 006 353771 18,0 2,5
2x4 АВВГ м 006 353771 2,5 0,3

медный 1x4 ваг м 006 352122 М

1x6 пвг м 006 352122 4,0 .0,7
4x2,5 пвг м 006 352122 4,5 0,8

2 Кабель медный, 660 В, ГОСТ 13497-77, сечением 2x4 КРИТ м 006 352134 3,5 0,04
3 Кабель контрольный, алюминиевый, ГОСТ 1508-78,

сечением 7x2,5 АКВВГ м 006 352342 1.0 0,01

Приаязаи

т.п.407-1-89.85 Э.СО.З Лист
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407-1-89.05'L> 12

Поэи-

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, <pHpMaJ

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до* 

•сумейте и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода - Код

оборудования,

материала

Цена 
единицы 
оборудо

вание 
тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо*
ваиия,

кг

На-
име-
иоае-
ние

Код

изготови

теля

1 2 3 4 S 6 7 В 9 10

0Б0РУД0ВШЕ И гШЕВШЫ, ПОСТАВЛЯЕТЕ ЗАКАЗ41КСЫ

I Вентиль запорный муфтовый ф  15 15кч-18п ШТ 796 37 3211 10278 13 0,7

Вентиль запорный фланцевый ф  25 15кч-18п шт 796 37 3211 1077 2 2,7

3 Термометр стеклянный ртутный № 4 с защитной оправой УЧ I 160 104 ШТ 796 2 1.24

ВЕНТИЛЯЦИЯ

I Вентилятор крышной № 6.3 с электродвигателем № 2,2 кВт ВКР шт 796 48 64810800 I 135
п=950 об/мин. ЧА100Ь6У2

Привязан

Ин». N9

т.п. 407-1-89.85
Спецификация оборудова
ния. Отопление и венти
ляция

0 B .C 0

Стадия Лист Листов
Pll I I

Казахское отделе-ние ивльэнерго-
проект
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Пози

ция

Нмменомнне и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма;

Т ип, мл 

оборудоя 

Обозначен» 

кумента и

опросного

рма

ання.

Единица
измерения Код завода •" 

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цёна 
единицы 
оборудо

вания, 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

обррудо-
ядния,

кг

е до - 

номер 

листа

На-
име
нова
ние

Код

1 2 3 4 5 а 7 в 9 10

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ

ВОДОПРОВОД ХОЗ-ШТЬЕВОЯ

ТИП
ОВО

Й П
РОЕ

КТ

I
оВентиль запорный муфторый Ру=Ю кгс/см 2̂0 15кч 1вр2 ШТ 796 3732110634 1 0,9

ГОРЯЧЕЕ ЮДОСШШШМЕ

I
ОВентиль запошый муфтовый Pv=X0 кгс/см И 20 15кч 1Ьр2 шт 796 37321Д0634 1 0,9

■— ----------------------------------- —
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Гл.сш3 1 . Кац Спецификация оборудования Водопровод и канализация
Стадия Лист Листов
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