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МИНИСТЕРСТВО РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИИ
МОРСКОГО ФЛОТА СССР И ОРГАНИЗАЦИИ МИНМОРФЛОТА

(МИНМОРФЛОТ СССР) СССР (ПО СПИСКУ)
от 14.04.86 

№ МТ-43-38/1746 
О введении в действие 

руководящего документа 
РД 31.00.89—86

В/О  «М о р те х су д о р ем п р о м » утверж ден  руководящ ий  д ок ум ен т  
Р Д  31.00.89— 86 «С та н ц и я  приготовления воды  питьевого  качества  
из морской  забортной . П р ав и ла  и нормы  п р оекти рован и я » со  
сроком  введения в действие с 1 января 1987 г.

Р уководящ и й  докум ен т  устанавливает  единые п рави ла  и норм ы  
проектирования, вы бора  оборудования , а такж е п ри н ц ипиальны е 
схем ы  судовы х  станций приготовления воды питьевого  качества  из 
д и сти ллята , п олучен н ого  из морской забортной  воды , путем  м и н е
рали зац и и  и озонирования.

Д л я  внедрения Р Д  31.00.89— 86 предлагаю :
1. П ароходствам
с 01.01.87
предусм атривать  перевод  судов на снабж ение водой  п и тьевого  

качества от станций приготовления воды, исходя из эконом ической  
ц елесообразн ости  и услови й  эксплуатации  судна.

2. Ч ерн ом орском у Ц П К Б :
2.1. Д о  01.12.86
обеспечить  издание и рассы лк у  Р Д  31.00.89— 86 п ароходствам , 

н аучно-исследовательским  и проектно-конструкторским  о р га н и за 
циям.

2.2. В ы сы лать  предприятиям  и организациям  норм ативно-техни 
ческую  докум ентацию  по их запросам .

3. Л ен и н гр адск ом у  Ц П К Б
с 01.01.87
при рассм отрении и согласовании  проектов новы х судов , гд е  

это ц елесообразн о , технически и экономически обосновано , пред 
усм атривать установку станций приготовления питьевой воды  
со гласн о  утвер ж ден н ом у Р Д .

4. К он тр оль  за  вы полнением  настоящ его письма в о зло ж и ть  на 
Ч ерном орское Ц П К Б .

З ам ести тель  председателя
В/О «М о р те х су д о р ем п р о м » Ю. П. Бабий
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Станция приготовления воды РД 31.00.89—86
питьевого качества Вводится впервые
из морской забортной.
Правила и нормы проектирования

Срок введения в действие установ
лен с 01.01.87

Н астоя щ и й  Р Д  уста н а в ли в ает  п р ав и ла  и норм ы  проекти рован и я  
стан ц и й  п риготовления  воды  (С П Б )  п и тьевого  качества  из д и с т и л 
л я т а  м орской  забор тн ой  путем  е го  м и н ер али зац и и  и о зон и р ов ан и я  
и р асп р остр ан яётся  на суда  М М Ф  н еогр ан и чен н ого  района  п л а 
вания.

Р Д  не распространяется  на станции  п р и готов лен и я  воды  пи тье
в о го  качества , в которы х д л я  о б езза р а ж и в а н и я  д и с т и лл я т а  п ри м е
н яю тся  х ло р , сер ебр о , у ль т р а ф и о лет о в ы е  л у ч и  и ли  д р уги е , р а зр е 
ш енны е М и н зд р ав ом  С С С Р , агенты .

1. НАЗНАЧЕНИЕ И СОСТАВ

1.1. С П Б  предназначена д л я  о б р а б о т к и  д и с т и лл я т а  с ц е ль ю  при
дан и я  ем у  свойств, соотв етств ую щ и х  О С Т  5.5361— 78 по х и м и ч еск о 
м у  со ста в у  и Г О С Т  2874— 82 по б ак тер и оло ги ч еск и м , ф изическим  
и ор ган олеп ти чески м  п о к а за теля м .

П р и м е ч а н и е .  Дистиллят должен иметь исходное общее солесодержа- 
ние, определяемое по солемеру судовой опреснительной установки, не выше 
20 мг/л.

1.2. С П Б  д о л ж н а  им еть  н о м и н а льн ую  п р о и зв о д и т е ль 
н ость  5, 20, 40 и 150 м 3/сут и состоя ть  из:

1.2.1. С П Б  п рои зв од и тельн остью  5 м 3/сут: м и н ер а ли за то р а ; 
о зо н а т о р а ; трубоп р ов од ов  с арматурой; при бор ов  к о н тр оля .

1.2.2. С П Б  п р ои зв од и тельн остью  20, 40, 150 м 3/сут: устан ов к и  
питьевой  воды  (У П В ) ;  тр уб о п р ов о д ов  с -а р м а т у р о й ; прибор ов  
к о н тр оля .

2. ПРАВИЛА И НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

2.1. П р ои зв од и тельн ость  У П В  с л е д у е т  о п р ед еля т ь  по  ф о р м у 
л е  (м 3/сут )

д УПБ= - ^ - ,  (1 )

гд е  К —  коэф ф ициент зап аса  п р ои зв од и тельн ости ; р ек ом ен д у 
ется  # = 1 , 1 ;

V —  объ ем  цистерны  зап аса  воды  пи тьевого  качества , м 3; 

ti —  врем я при готовлен и я  воды  пи тьевого  качества , сут.
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Д ля  вновь строящихся судов /i =  5 сут, для судов, находящихся 
в эксплуатации,

h = V / V b (2 )

где Vi —  суточный расход воды питьевого качества в сутки, м3.

V i = .
(*?7 пНп"Ь Q '' min) П Ш

Гооо ( 3 )

где q*min —  норма потребления воды питьевого качества на одного 
человека, л/сут^

q"mirr —  норма потребления воды питьевого качества для  
мытьевых нужд на одного человека, л/сут; 

п —  предполагаемое количество людей на борту судна 
(экипаж, спецперсонал, пассажиры и т. п .), чел/, 

т  —  коэффициент, учитывающий повышение комфортных 
условий.

П р и м е ч а н и я .  1. Величины qfmm. q"mm, tn долж ны  приниматься в со о т 
ветствии с действующ ими Санитарными правилами для  морских судов  С С С Р .

2. П ри автономной системе питьевого водоснабжения показатель  q,rmin и з 
ф ормулы  (3 ) д олж ен  быть исключен.

2.2. На судах, как правило, следует принимать С П В, соответст
вующие принципиальным схемам, приведенным на черт. 2, 4 или б 
(рекомендуемое приложение 1).

В случае выполнения на судне автономных систем питьевой 
и мытьевой воды рекомендуется применять принципиальные.схемы 
СПВ, приведенные на черт. 1, 3 или 5 (см. приложение 1). При 
этом должна быть исключена возможность перетекания мытьевой 
воды в цистерны питьевой воды через трубопроводы дистиллятного 
насоса опреснительной установки (путем размещения цистерн пить
евой воды выше цистерн мытьевой воды либо путем подсоеди
нения напорной трубы дистиллята в верхней части цистерн мытье
вой воды и т. п.).

2.3. СПВ рекомендуется располагать в помещении в непосред
ственной близости от цистерн запаса воды питьевого качества.

Помещение должно быть оборудовано отоплением, освещением 
и приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей кратность 
обмена не менее 10. Вытяжные вентиляционные трубы из озона- 
торного агрегата должны отводить выделяющийся озон в атмосфе
ру в местах и на уровне (по высоте), исключающих возможность 
проникновения озона в жилые и служебные помещения.

Помещение должно быть также оборудовано умывальником 
с подачей горячей и холодной воды, сточной системой, столиком 
для раскладки и вскрытия наборов солей.

2.4. Цистерн запаса воды питьевого качества долж но быть пре
дусмотрено не менее двух.

2.5. Специальное оборудование в двух из общего количества 
цистерн должно обеспечивать с помощью СПВ возможность при
готовления в них воды питьевого качества.

5



, О б ъ е м  эти х  д в у х  ц истерн  д о л ж е н  о б ес п еч и в а ть  х р а н е н и е  в к а ж 
д о й  из них  5 -суточ н ого  за п а с а  в од ы  п и тьев о го  к а ч еств а  и д л я  е д и 
ной  си стем ы  в о д о сн а б ж ен и я  п р есн ой  в о д о й  о п р е д е л я т ь с я  по 
ф о р м у л е

V = t xVi. (4 )'

В е ли ч и н а  за п аса  воды  п и тьев о го  к а ч еств а  и с о о т в ет ст в ен н о  
о б ъ е м  цистерн  д л я  х р ан ен и я  эти х  за п а с о в  м о гу т  б ы т ь  по с о г л а с о 
в а н и ю  с зак азч и к ом  ув е ли ч ен ы  в за в и си м о с ти  о т  ти п а  с у д н а  и у с 
л о в и й  е го  эк сп луата ц и и .

2.6. Ц и стер н ы  д л я  х р а н ен и я  воды  Л и тьев о го  к ач еств а  д о л ж н ы  
в ы п о лн я т ь ся  в соотв етств и и  с  О С Т  5 .4299— 80, О С Т  5 .5391— 79 
и тр ебов а н и я м и , и зло ж ен н ы м и  в С а н и т а р н ы х  п р а в и л а х  д л я  м о р 
ск и х  с у д о в  С С С Р  М и н и стер ств а  зд р а в о о х р а н е н и я  С С С Р .

В н утр и  каж дой  ц истерны , п р ед н а зн а ч е н н о й  д л я  п р и го т о в ле н и я  
в о д ы  пи тьевого  качества , д о л ж н ы  б ы ть  п р ед ус м о т р ен ы  п р и ем н ы е  
и н а п ор н ы е  тр убы , к о тор ы е  д о л ж н ы  с н а б ж а т ь с я  со о т в ет ст в ен н о  
д в у м я  прием ны м и  и ч еты р ьм я  н ап ор н ы м и  п а т р у б к а м и  (ч ер т . 1— 6 ) .

П р и ем н ы е  т р у б ы  д о л ж н ы  у с т а н а в л и в а т ь с я  по в ы соте  ц и стерн ы  
в д в а  я р у с а :

в ер хн и й  яр ус  п ри ем н ы х  т р у б  с  д в у м я  п р и ем н ы м и  п а т р уб к а м и  
на 300— 400 мм ниж е в ер х н его  у р о в н я  в ц и стер н е ;

ниж ний  яр ус при ем н ы х  т р у б  т а к ж е  с д в у м я  п ри ем н ы м и  п а т р у б 
кам и  на 300— 400 мм ниж е ур о в н я  воды  в ц и стерн е , при к о т о р о м  
в к лю ч а е т с я  С П В .

Н а п о р н ы е  т р уб ы  д о л ж н ы  у с т а н а в л и в а т ь с я  в ни ж н ей  ч асти  ц и с 
тер н ы  на вы соте 200— 250 м м  о т  ее  д н и щ а .

П р и ем н ы е  и н ап ор н ы е п а т р уб к и  с л е д у е т  р а с п о л а г а т ь  р а в н о м е р 
но по п лощ а д и  ц истерны .

2 J .  Н а  суд н е  д о л ж н о  б ы т ь  п р е д у с м о т р е н о  п о м ещ е н и е  д л я  
хр ан ен и я  за п аса  н а бо р о в  с о л е й  с о г л а с н о  Т У  6.09-3457— 83.

П о м е щ е н и е  д о л ж н о  б ы т ь  о б о р у д о в а н о  си стем о й  в ен ти ля ц и и , 
о б есп еч и в а ю щ ей  п о д д ер ж а н и е  т е м п е р а т у р ы  не в ы ш е 2 5 °С , н е о б х о 
д и м ой  п ло щ а д ь ю  с т е л л а ж е й  д л я  х р а н ен и я  н а б о р о в  с о л е й  в ш т а т 
ной  уп ак ов к е , сточной  си стем ой .

2.8. З а п а с  с о л е й  д о л ж е н  о б ес п еч и в а ть  с у д о в ы е  п о тр еб н о ст и  
в в о д е  п и тьевого  к ачества  с о г л а с н о  сп ец и ф и к ац и он н ой  а в т о н о м н о 
сти  п ла в а н и я  суд н а  и п р и н и м аться  р ав н ы м  н е  м ен ее  6 -м еся ч н о го  
за п а с а .

К о ли ч е с т в о  н а бо р о в  за п а с а  с о л е й  с л е д у е т  о п р е д е л я т ь  и з в ы р а 
ж ен и я  (ш т .)

Т'я
.фнаб

(5 )

г д е  Т  —  к о ли ч еств о  суток , на к о т о р о е  с у д н о  о б е с п еч и в а ет ся  
за п а са м и  н а б о р о в  с о л е й ; 

q — р а сх о д  воды  п и т ь ев о го  к а ч еств а , м 3/ су т ;
Q H, 6 —  к о ли ч еств о  в оды  п и тьев о го  к а ч еств а , к о т о р о е  м о ж е т  

б ы ть  п р и готов лен о , с  и с п о ль зо в а н и е м  о д н о го  н а б о р а



со лей ; с о гл а с н о  Т У  6.09-3457— 83 Q Haб д о л ж н о  при 
н и м аться  равны м  1, 5 или  Ю т .

2.9. Е м к ость  с т е л л а ж е й  с л е д у е т  оп ределять  по ф о р м уле  (м 3)

У ст= 0 ,0 0 0 4  Т%  (6 )

г д е  0,0004 —  у д е л ь н а я  ем к ость  с т е л ла ж е й , отн есенная  к одн ой  т он 
не п р и готав ли в аем ой  воды , м 3.

2.10. Н а б о р ы  солей , п остав ляем ы е  в ш татной уп а к о в к е  (м е ш 
ках  т к а н ев ы х ), с л е д у е т  ук ла д ы в а т ь  на полки  с т е л л а ж е й  не б о л е е  
чем  в два  яр уса , при этом  расстояние м еж ду п о лк а м и  с т е л л а ж а  
(п о  в ы соте ) д о л ж н о  бы ть  не м енее 800 мм.

П р и м е ч а н и е .  Разрешается предусматривать хранение . запаса наборов 
солей в одном из помещений провизионной кладовой судна при соблюдении вы
шеуказанных требований.

2.11. П р и  п роектировании  С П В  д олж н ы  уч и ты в аться  т р е б о в а 
ния к р ем он топ р и годн ости  в соответствии  с О С Т  5.5472— 80.

2.12. Д о п у ст и м ы е  вели чи н ы  вибрации и уровней  ш ум а  д л я  а гр е 
гатов , м ехан и зм ов  и о бо р уд о в ан и я  С П В  не д о лж н ы  превы ш ать  
ср едн ек в ад р ати ч н ы х  зн ачений  к о леба тельн о й  ск ор ости  и ур ов н ей  
зв ук о в о го  д ав лен и я , приведенны х в С анитарны х н ор м ах  ш ум а  на 
м ор ск и х  судах .

2.13. В  посту  п остоя н н ого  несения маш инной вахты  д о л ж н а  
бы ть  п ред усм отр ен а  си гн а ли за ц и я  о вклю чении и вы к лю ч ен и и  озо- 
наторн ого  а гр егата .

3. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. П р и  проектировании  С П В  с л ед ует  п р ед усм атр и в ать  в ы п о л 
нение д ей ств ую щ и х  тр ебов ан и й  техники безоп асн ости  к о б щ е м у  
р асп олож ен и ю , у стр ой ств ам  и оборудован и ю  м орских  суд о в  М М Ф .

3.2. В  м естах  п одход а  к о зон атор н ом у  а гр ега ту  д о л ж н а  бы ть  
п ред усм отр ен а  устан ов к а  ди электри чески х  ковриков.

4. ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ

4.1. В ы бор  к о м п лек тую щ его  оборудован и я  С П В  с л е д у е т  о с у щ е 
ств ля ть  в соответствии  с т а бли ц ей  типовой ком п лек тац и и  С П В  
(р ек о м ен д уе м о е  п р и лож ен и е  2 ) .

4.2. П р о и зв о д и т ел ь н о ст ь  оп реснительной  установки  д о л ж н а  бы ть  
не ниж е п олуч ен н ой  по ф о р м уле  (т/сут )

Q О.у---
(ff̂ mln-j-ff^nUn) tlK. 

1000
- 0 ,5 G +

Ng*
1 0 0 0 1000 (7)

гд е  G —  п ар оп р ои зв оди тельн ость  ути ли зац и он н ого  к о тла , т/ч;
N  —  м о щ н о сть1 д в и га телей  внутреннего  с гор ан и я , и м ею щ и х  

контур  о х ла ж д е н и я  пресной водой, л и б о  г л а в н ы х  т у р 
бин, э .л .с .;

qB —  р а сход  воды  на си стем у  охлаж ден и я  суд ов ы х  д в и га т е л ей  
в н утр ен н его  сгорания , составляю щ и й  0,2 т/ сут  на

7



1000 э.л.с., ли б о  р а сх о д  д об а в оч н о й  воды  на гла в н ы е  
котлы , со став ля ю щ и й  1 т/ сут  на 1000 э .л .с .;

q,rf —  р асход  воды  на сеп арац и ю  топ ли в а  и м а сла .

П р и м е ч а н и е .  Для паротурбинных судов показатель 0.5G, указанный 
в формуле (7), не учитывается.

4.3. В ы бор  м атери алов  труб- и а р м а тур ы  с л е д у е т  п рои зводи ть  
по О С Т  5.5462— 82, за  и склю чен и ем  т р уб о п р ов о д ов  м и н ер али зац и и  
и о зонирования , д л я  которы х т р уб ы  д о лж н ы  б ы ть  вы п олн ен ы  из 
н ер ж ав ею щ ей  стали  марки 0 8 Х 2 2 Н 6 Т  по Г О С Т  9941— 81, а р м а т у 
р а —  из латун и , а п р ок лад к и  д л я  тр уб о п р ов о д ов  м и н ер али зац и и  —  
из пищ евой  резины  по Г О С Т  17133— 83, д л я  тр уб о п р ов о д ов  о зо н о 
в о зд уш н ой  смеси —  из п ласти к ата  по Т У  6.05-1146— 75.

5. МОНТАЖ, ИСПЫТАНИЕ И ОКРАСКА

5.1. И зготов лен и е , м он таж  и испы тание —  по О С Т  5.9810— 80.
5.2. В еличины  пробны х д ав лен и й  при испы тании на прочность  . 

и п лотн о сть  —  по О С Т  5.5462— 82.
5.3. З ащ итны е покры тия с т а ль н ы х  т р уб о п р ов о д ов  —  по 

О С Т  5.9039— 79.
5.4. У частк и  тр убоп р ов од ов  С П В  в м естах , гд е  и м еется  о п а с 

ность  повреж дения, д олж н ы  бы ть  о гр а ж д ен ы  прочны м и к ож ухам и .
5.5. Р а зм ещ ен и е  о бо р уд о в ан и я  и тр уб о п р ов о д ов  С П В  с л е д у е т  

прои зводи ть  таким  обр азом , ч тобы  б ы л о  обесп еч ен о  уд о б ст в о  их  
о см отр а , вскры тия и рем онта .

5.6. К р еп лен и е  тр уб  с л е д у е т  прои зводи ть  в соответстви и  
с О С Т  5.5245— 82; д л я  тр уб  и з н ер ж ав ею щ ей  с та ли , п р о к ла д ы в а е 
м ы х  внутри  цистерны  зап аса  воды  питьевого  качества , креп лен и я  
д о л ж н ы  вы полняться  из ст а ли  м арки  0 8 Х 2 2 Н 6 Т  по Г О С Т  5632— 72.

5.7. Т р убоп р ов оды  воды  п и тьевого  качества , сж а т о го  в о зд ух а  и 
д и с т и л л я т а  д олж н ы  им еть о тли ч и т ел ьн ы е  знаки  по Г О С Т  5648— 76. 
Т р у б о п р о в о д  о зон о -воздуш н ой  см еси  д о л ж е н  и м еть  с л ед ую щ и е  о т 
ли ч и т е ль н ы е  знаки:

основной  цвет —  го л у б о й  (у зк а я  п о л о с а ) ;  д оп олн и тельн ы й  
ц в ет  —  ж елты й  (у зк а я  п о л о с а ) .

О ст а ль н ы е  трубоп р ов од ы  п р и гото в лен и я  воды  д о л ж н ы  и м еть  
зн аки :

основной  цвет —  зелен ы й  (ш и р ок а я  п о л о с а ) , д оп олн и тельн ы й  
ц вет  —  ж елты й  (д в е  узки е п о л о с ы ) .



ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ СПВ
Принципиальная схема СПВ производительностью до 5 т/сут 

(для автономной системы питьевой воды)
Ватмосферу

Черт. 1
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Принципиальная схема СП В производительностью до 5 т/сут 
(для единой системы пресной воды)

В атмосферу

Черт. 2
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Принципиальная схема СП В производительностью от 5 до 40 т/сут 
(для единой системы питьевой воды)

6 атмосферу

Черт. 3
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Принципиальная схема СПВ производительностью от 5 до 40 т/сут 
(для автономной системы пресной воды)

Черт, 4
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Принципиальная схема СП В производительностью от 40 до 150 т/сут 
(для автономной системы питьевой воды)

В атмварери

Черт. 5
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Принципиальная схема СП В производительностью от 40 до 150 т/сут 
(для единой системы прессой воды)

8 атмосферу

Черт. 6
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
( р е к о м е н д у е м о е )

Типовая комплектация С П Б

Суточный
расход
воды

питьевого
качества,

м8/сут

Позиции по схеме С П В , наименование

1

Установка
питьевой

воды

2

Электровен
тилятор
центро
бежный

3

й I tn cd 2S 
£ к s  P- о  а  

со О

4
о
а
н
•я Я
£• ^  л
Й g  ч& Я а> о  Ь

5

М инерали
затор

6.

Н асос
циркуля
ционный

7

М анометр

8

М ано-
вакуум-

метгр

9

Клапан
манометра

Д о  5 — «Озон»
0.5УТ
С0.05

УТ-307

С0.05
УТ-204

М В50
О С Т

5 .5 3 6 1 -7 8

Ц В С
4/40

Т У  5.466- 
14440— 84

М Т П С д -100-ОМ2- 
40X 2,5

Т У  25.02-1946— 76

М В Т П С д - 
100-0М2- 
1 ,5X 2 ,5 

Т У  25.02- 
1946— 76

521-02.
013.02
Д у б

О т 5 д о  20 У П В -20  1 
515-1,13.007

8Ц С -П  
Т У  5.475- 
0127— 72

— — — — — —

О т 20 до  40 У П В -4 0  , 
515-113.008 — — — — — — —

О т 40 д о  150 
(д ля  пасса

жирских 
судов )

УП В -150
515-113.009 — — — — —

~ "

сл



П р о д о л ж е н и е

Суточный 
расход воды 

питьевого 
качества, 

м 3/сут

Позиции по схеме С П В , наименование

10

-Клапан
запорный

и

Клапан
запорный

12

Клапан
запорный

13

Клапан
запорный

14

К лап ан
невозврат
но-запор

ный

15

Клапан
невозврат
но-запор

ный

16

Клапан
невозврат

но-запорный

17

Клапан
, запорный

До 5 521-01.472 
ДУ 25

522-01.1.73 
ДУ 40

522-01.497 
Д у Ю

521-01.472-01 
ДУ 32

О т 5 до  20 521-01.127 
Д у 40

521-01.471-03 
Ду 20 —

521-01.469-02 
Д у ю —

522-01.501-02 
Д у 20 —

О т 20 до  40 — —
1

— —

От 40 до 150 
(д ля  пасса

ж ирских 
судов)

521-01.472-
01

Ду 32
— —

522-01.502-01 
ДУ 32 — —

П р и м е ч а н и я .  1. Таблица типовой комплектации составлена единой для  всех схем С П В  (черт. 1— 6 ).
2. На принципиальных схемах (черт. 1— 6) показана арматура в проходном исполнении.
Ц елесообразность использования проходной или аналогичной угловой  арматуры определяется в каж дом конкретном с л у 

чае предприятием-проектаптом.
3. Внутренние диаметры трубопроводов не долж ны  быть менее диаметров соответствующ их патрубков цистерн» арматуры 

и другого  оборудования СП В.



ПРИЛОЖ ЕНИЕ 3 
( с п р а в о ч н о е )

П е р е ч е н ь

нормативно-технической документации, на которую имеются 
ссылки в РД

О б озн а ч ен и е
д ок ум ен та

Н аи м ен ован и е

Г О С Т  2874— 82 

Г О С Т  5632— 72

Г О С Т  5648— 76 

Г О С Т  9941— 81,

Г О С Т  17133— 83

О С Т  5.4299— 80 

О С Т  5.5134— 83

О С Т  5.5164— 74

О С Т  5.5245— 82 

О С Т  5.5361— 78 

О С Т  5.5391— 79 

О С Т  5 .5 4 6 2 -8 2

О С Т  5 .5472— 80

О С Т  5.9039— 79 

О С Т  5 .9 8 1 0 -8 0

Т У  5.466-14440— 84 

Т У  5.475-0127— 72 

Т У  6 .0 5 -1 1 4 6 -7 5  

Т У  6.09-3457— 83

В од а  питьевая. Ги ги ен и чески е  требования- 
и к о н тр оль  за  качеством

С та ли  вы сок олеги рован н ы е и сп лав ы  к о р р о 
зионно-стойкие, ж ар остой к и е и ж ар оп р оч н ы е. 
М а р к и  и технические тр ебов ан и я

Т р убо п р о в о д ы  судовы е. З н ак и  о тли ч и тельн ы е  
и п редуп р еж даю щ и е. П р а в и ла  н ан есения

Т р у б ы  бесш овны е х о л о д н о -  и т еп ло д еф о р м и 
рованны е из к ор р ози он н о-стой к ой  с та ли . Т ех н и ч е 
ские у с ло в и я

П ласти н ы  резиновы е д л я  и здели й , к о н та к ти 
р ую щ и х  с пищ евыми п р одук там и . Т ехн и ч еск и е  
у с ло в и я

Ц и стерн ы  судовы е в к ладн ы е  д ля ! пресной  в о 
ды . Технические у с ло в и я

Систем ы  в о зд ух а  ср едн его  и н и зк о го  д а в л е 
ния. П р ав и ла  и нормы  п роек ти р ов ан и я

О бозн ачен и я  ус ло в н ы е  граф и чески е  в  сх ем а х  
суд о в ы х  систем  и систем  эн ер гети ч еск и х  у с т а н о 
вок

П од в еск и  тр уб о п р ов о д ов . Т ех н и ч еск и е  у с л о 
вия

М и н ер али за тор ы  д и с т и лл я т а  суд о в ы е . Т е х н и 
ческие усло в и я

Систем ы  бы тового  в о д о сн а б ж ен и я  судов ы е . 
П р а в и ла  и нормы  п роектирования

С истем ы  судов ы е  и систем ы  с у д о в ы х  эн ер ге 
тических устан овок . М а т ер и а лы  и  и сп ы тательн ы е 
д ав лен и я

Н а д еж н о сть  к о р а блей  и с у д о в . Р е м о н т о п р и 
год н ость  судовы х  систем . О б щ и е  тр еб ов а н и я  

П окры ти я  защ итны е ц и н ковы е с т а л ь н ы х  с у 
д о в ы х  тр убоп р ов од ов . Т ехн и ч еск и е  тр еб о в а н и я  

С истем ы  судов ы е  и систем ы  с у д о в ы х  эн ер 
гетических  установок . О сн овн ы е п о ло ж е н и я  т е х 
н оло ги и  и зготов лен и я  и  м о н та ж а  т р у б о п р о в о д о в . 
Т ехн и ч еск и е  требован и я

Э лек тр он асос  ц ен тр обеж н о -в и хр ев ой  са м о в са 
сы ваю щ ий  типа Ц Б  С. Т ехн и ческ и е  у с ло в и я

Ц ен тр об еж н ы е э л ек тр о в ен ти ля то р ы  серии 
« Ц О .  Технические у с ло в и я

П ласти к аты  пленочны й и ли стов ой . Т ех н и ч ес 
кие у с ло в и я

Н а б о р  солей  д л я  п р и гото в лен и я  п и тьевой  в о 
д ы  из ди сти ллята . Технические у с л о в и я
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О к о н ч а н и е

Обозначение
документа Наименование

Т У  25.02-1946— 76 М анометры , вакуумметры  и мановакууммет-
ры показываю щ ие судовые. Технические условия

1103— 73 Санитарные нормы вибрации на морских,
речных и озерных судах  (М инздрав  С С С Р , М оск 
ва, 1973 г . ) .

2498— 81 Санитарные нормы ш ума на морских судах
(М инздрав С С С Р , М осква, 1981 г.)

2641— 82 Санитарные правила д ля  морских судов
С С С Р  (М инздрав  С С С Р , М осква, 1983 г .)
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