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СОСТАВ ПРОЕКТА:

№
АлЬБОМОЕ На и ме н о ва н ие  а л ь б о м о в

N5
АЛЬБОМОВ На и м е н о в а н и е  а л ь б о м о в

I  Т еп ло м ех ан и ч еска я  ч а с т ь , Сборочные чертежи котельной.

У становка оборудования неблочного исполнения,

I  Т епломеханическая часть, Водоподготовительная установка .
Газооборудование котельной Мазутоснабжение.

Ж Чертеж и  нетиповых конструкций, Ча сти  1,2. 3
Ж Архитектурно- строительная часть, Сачитарно- техническая часть,
I  Строи тельны е  и з д е л и я .
Э  Электротехническая часть, Силовое злектрооборудование и

электроосвещ ение, Связь и сигнализация,
Й  Электротехническая часть, Схемы управления электродвигателями.

Ш  Электротехническая  часть, Низковольтные комплектные

устройства  управления. З адание здводу-изготовителю .

IX Контроль и регулирование,
х Контроль и регулирование. Схемы электрические принципиальные.

0  Контроль и регулирование, Щиты управления. Задание заводу-
-изготовителю.

хп С пецификации оборудования. ЧА СТИ  4,2
gg Т ехнико- экономическая часть и сметы . Книги 1,2,ЗчНЗч2,Ч
хТу Ведомости потребности материалов.

ПРИМ ЕНЕННЫ Е М АТЕРИАЛЫ
Типовой ПРОЕКТ 
907-Z-Z47 Альбомы 1,Ц

Типовой ПРОЕКТ 
903-2*18 Альбомы 
4.4; S.1; 5,3>Б.1) 6.3)7,1+10 
Типовой проект 
704-1-159.83

Гипадй п р о е к т ___
704*1 £П Альбомы 1 Д Д

Металлические трубы для отвода дымовых газов с 
ТЕМПЕРАТУРОЙ ДО +350° С , С НАДЗЕМНЫМ ПРИМЫКАНИЕМ 
ГАЗОХОДОВ НА о тм . + 0.500 м,
Поставщик: ЦИТП г. Москва
У становка мазутоснабжени . Q - 3>25 и Б,5м/час с рш ръуа°м и

Z хЮО; Z*Z50fe00); Zx500(400jMf
Поставщик  : Казахский филиал ЦИТП г. Алма-А т а .
Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для 
хранения нефтепродуктов емкостью S м3 
Поставщик : Казахский филиал ЦИТП г, Алма-А та .
Стальной вертикальный цилиндрический резервуар для нефти  
и нефтепродуктов емкостью ZOQm 3 
Поставщик,-Казахский филиал ЦИТП г Алма-А т а .

Типовой проект 
901-4-58,83 Альбомы Ш,
уп ,Ш .
Типовой ПРОЕКТ 
901-4-63.83 Альбомы I ,  
iy v vT
Типовой ПРОЕКТ
902^2-338 альбомы 1Д,

Резервуары для воды прямоугольные железобетонные  
сборные емкостью от 100 до 250 м?
Поставщик : Т билисский филиал ЦИТП 

Резервуары для воды прямоугольные железобетонные 
сборные емкостью  от 12000 до 2D0QD м? 
Поставщик: Тбилисский филиал ЦИТП.
Очистные сооружения замазученных дождевых сточных 
вод производительностью 5 л / сек ДЛЯ УСТАНОВОК
МАЗУТ0СНАБЖЕНИЯ КОТЕЛЬНЫХ.
Поставщик  ; ЦИТП п Мо с к в а -

Ра з р а б о т а н
Государственным проектным институтом 
Горьковский Сантех проект 

ГЛАВПРОМСТРОЙПРОЕКТА
Госстроя СССР

Главный инженер & '%
Главный инженер проекта

CL

Ю.П.Фалалеев 
В.П.Соловьев

w ПинСЕЛЬХОЗОП СССР
У т в е р ж д е н  п р и н я л -ЗГотготЛ

И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
ГПИ . ГОРЬКОВСКИЙ Са н т е х п р о е к т ”
ПРИКАЗ ДП07от1г.10.Мг

ИМЗ.№

ПРИВЯЗАН’-
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Ведомость рабочих чертежей

Лист Наименование примечи*
ние

— Титульныи лист

1 Общие данные лист 4mS

г
Потел А£-4й-/ЧГМ л/4(3-4). 
Схема ф у  национальна* лист 4 2

3
Щит управления Щ-Дв Щ ит общ и ж 
Замеров* Схема подключения

ч
Потел А8-10-14ГМ */413-4). 
Схема внешних проСодок. Лист 4,2

в

S

Потел д е -to-ierM V / (г-4).
Злом местных npvSopof */4н (Зм-чм)
Потел АС-40-44ГМ */4 (3-4) 
План расположения Лист 4,2

7
Деаэрационное питательная установка. 
Схема функциональная

8
Водоподогревательная установка. 
Схем а Функциональная

3
Установка горячего водоснабжения. 
Схема функциональная

to
общекотельные трубопроводы 
мазутоснаьЫсение газоснабжение. Схема ФА/нкииональная

п
водоподготовка.
Схема функциональная лист 4,2

13
блок приготовления рабочей воды 
Схема функциональная.
Схема внешних проводом

13
блок насосов взрыхляющей промывки. 
Схема функциональная.
Схема внешних проводок

14
блок циркуляции горячего водоснабжении 
Схема функциональная.
Схема внешних проводок

TbnoSotZ проект разработан в  соответствии 
с действующими нормами и правилами и 
предусматривает мероприятий, обеспечиваю* 
щиВ взрывную, взрывопоэ/сарнуюъ попарную 
безопасность при эксплуатации здания 
(сооружения). л лР.
Главный инЖенер п р о е к т о в  У  ГСолоыев/

Лист Наименованое
примечиш 

ние

1S
блок охладитея выпора. 
Схема функциональная. 
Схема внешних проводом

18
блок насосов декарбонизированной воды. 
Схема функциональная.
Схема внешних проводок

17
блок подкисления.
Схема функциональная. 
Схема внешних проводок

18
щ и т управления /44 вспомогательного 
оборудования. Схема подключения

13
щ ит управления К  2 вспомогательного 
оборудования. Схема подключения

го Щит управления ДЗ вспомогательного 
оборудования. Схема подключения

31
Деаэрационно- п и тательна я установка. 
Схема внешних проводок

гг водоподогревательная установка. 
Схема внешних проводок ли ст 4,2

23
Установка горячего водоснабжения  
Схема внешних проводок

34
Общекотельные трубопровод/. 
МазутоснабЖение. Газоснабжение. 
Схема внешних проводок Лист 1,3

33
водоподготовка:
Схема внешних проводок Лист 4,2,3

26
вспомогательное обору до ван ив. 
блок местных приборов /44

37
вспон or am ельное обору до ву ние. 
блок местных приборовW2

38
Вспомогательное оборудование, 
блок местных приборов/43

33
Вспомогательное оборудование, 
блок местных приборов/44

30
вспомогательное оборудование, 
блок м естны х при боровов

31
Вспомогательное оВорудоАание. 
Злой местных п/>и€оло£*/6

38
вспомогательное оборудование, 
блок местных приборов /4 7

Диет Н а  им енование примечи
ние

33 вспомогательное оборудование 
П л ан  распо л ож ен ия лист12Дч

34
Конст рукция сопла профилем  

"*/ц  кр уга"

3S Условны е о б о зн а ч ен и я

VH&J*

цопир i$k̂  4

Привязан

ТП Э03-4-216МЯТМ1Ч
Ло/мвс$орн#я хогг, Шно я сМкотлами яено-ргн  
&ля ееш кого спфыгпмъе/пм. Топливо Гоъ.рез ври n e w

Общ ие данные

Crtfcufi j?vc/bl trv̂ moj
~1 5

Госстрое £ С€Р, 
М и Горьковский
с ант ехпр оекгп
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В едом ост ь основны х комплектов рабочих черт еж ей м арки  ДТМ

Обозначение, Наименование комплекта
Примеча

ние

ТП 903-1- ДТМ1 Контроль и регулирование

ТП903-1- АТП2
Контроль и регулирование. 
Схемы электрические 
принципиальные.

ТП903-1- АТМЗ
Контроль и регулирование. 
ЩитЫ управления. Задание 
За & од у- изг отаВителя.

Ведомость ссылочных и  прилагаемых документов

Обозначение ИаимгноЪаниг Примеча
ние

Ссылочные документы.

ТМЧ- 64-73
Дифмономгтр типа ЛИ- 
Установка на полу или стене.

ТМЧ- 68-73
Дифманомгтры типа Дсс, Л СП. 
Установка на полу или стене.

ТМЧ- 73-73
Дифманометр типа Дм. 
Установка На полу или стене.

ТМЧ-97-73
Манометр, Вакуумметр, 
Манооакуумметр. 
УстаноЬка На стене.

ТМЧ- f07- 73
Мон о метр В Корпусе диаметром оо 250мм с радиалЬнЫм штуцером 
м20*/,5, УстаноЬка на стене.

ТМЧ- UZ-79-
Реле поплаВкоЬое Рн-До* 
УстаноЬка на ргзерёуоре.

ТМЧ-(22-74 Датчик сигнализатора уровня. 
УстаноЬка на резерВуаре.

ТМЧ-134-74
Ьлак сигнализатора уроВня. 
Установка На палу.

ТМЧ-138-76
Отборное устройство для 
измерения уровня. Установка 
На открытом резерЬуаре.

ТМЧ-/39-76
Отборное устройство для 
из мерения ур оЬня. 
УстаноЬка на р&ЗерЬуаре.

ТМЧ-/42-75

Термометр технический « ртутный о оправе. УстаноЬка 
Но тр-де̂ Д?76мм. или метал
лической стенке.

ТМ Ч-/43-75
Термометр технический ртутный 
о опраВС. Установка на тр-де
4 45) 57мм.

ТМЧ- /44-75
Термометр технический ртутный 
о оправе. УстонооКа но тр-де
Д/4-..38мм. г

ТМЧ-(57 -75
Тёрмометр сопротивления термо
метр термоэлектрический-Установка ца т р-3е Д 7 76ММ 
или металлической стенке.

ТМЧ-171-75
Термометр мономе т  рический. Установка на mp-8g.
445... 76мм.

Qt03Ha4tHui Наименование
Примеча

ние Обозначение Наименование
Примеча
ние

ТМ4-П2-75
Термо м етр манометриче ский. Установка на тр-де Д х89мм. 
или металлической стопке ТК4-3/55-70

Отборное устройство Вл9 Запыленных газсВ. Установка на газоходе с металлической о Вши В Кой 
(Вертикальном)

ТМ4 -173-75
Термометр манометрический, установка ё Колене тр- В а Д > 76 мм. ТК 4-3159-70

Отборное устройстёо для чистых 2оъоё. УстаноВка на Вертикальном то-де-

ТМ4 - 205-76
Лоток ЛП.
УстаноЬка На стене.

ТКЧ- 3(65-73 Рапа 250
Короба стальные. Крепление 
горизонтальное к стене ( однорядное)ТМ4-2Ю-76 Угольник уп. 

УстаноЬка на стене.
7X4-3201-7!

ТН4-2И-76
УголЬниК уп. 
УстаноЬка на стене. ТКЧ- 3204-7/ Короба сталЬньл. Крепление 

Вертикальное К стене(однорядное)

ТМ4-226-76
DmSopHoe устройстёо для измерения даёлений. ТКЧ-3221-7/ Короба сталЬнье. Обход 

препятствий (однорядный)
УстаноЬка На трубопроводе. ТКЧ- 3224-71 Короба стальные. Крепление и 

Ввод металлической трубы.Отборное устройстёо б ЛЯ измерения ВаЬления. 
УстаноЬка на трубопроЬодеТМ4-229-76

ТКЧ-3412-73
ОбВяъНа дня диФмано метро i при подВоде инюулЬснЫх труб снизу. 
Крепление на стайке.Манометры пружинные. УстаноЬка манометра На мазутопроьоае ру£бУс 

Креплением на металлической колонне или бетонной (Кирпичной) стене.Q/MBH /653-63 ТКЧ-34/4-73
Об Вязка для Зиф Манометра при подВоде импулЬсных триб сВерку. Крепление на стойке.

О/МВН1703-65 Установка уравнительного 
сосуда на баробане Котла, ТКЧ-3415-73

ОбёйЗКа для duf манометр(?Ь при 
подВоде импульсных труб сниЬу.

Соединения срлонцеЬыг для Померк нь/х измерительных диафрагм трубопроВоВоВ Рч£ 2 5 МПа[25 кгс1 см*).

Крепление на кронштейне
0СТ34-42-490-80 ТКЧ-3428-73

Отборное устройстёо для 
измерения даёленир,

ТКЧ- 467-81 Кронштейн Кп ТКЧ-3431-73
Отборное устройстВо для 
измерения даВления газа

ТКЧ- 2206-74 Угольник перфорированный JK4 -3450-81 Стой Ха СП
ТКЧ -2208-74

Угольник пер<рорироЬаннЬ1й 
УП/45 ТКЧ-3529-8! Кронштейн КП.

ТКЧ-2907-74- Короб стальной Вертикаль Прилагаемые документа/
ный. 1

ТКЧ-29/8-74 угольник Вертикальный 
с Наружной Крышкой- ТТ903-1- ДТМ СО/ Спецификация оборудования

ТКЧ- 2923-74 Угольник Вертикальный С 
внутренней крЬ/шкой. ТП903-/- ДТМ. СО2 Спецификация на щингЬ/

ТКЧ- 2943-74 Переходник. ТП903-1- ДТМ. &М
ведомость потребности

Манометры В Корпусе диаметром оо 250мм с роЗиалвнвм штуцером мго* /, 5. установка На тр-де [Zepu- ЬонталЬном)Рчдо /6 нгс (мг \ g0 lgQroa
МатериалоЬ

ТКЧ -3/36-70 ЙМ .А -(, С./,С-2,С-3; 
Н  Т-( Т-2, 73, Т- 4 
7S, х./, Х-^Х-ЪХ-Ч'
**,Х.6,Х-7,Х*1Х-%Х.П

Опросные листы.
7X4-3/37-70

Манокетры В Корпусе диаметром So 250мм с раоиальнЬ/м штуцером М20*/,5. Установка на тр-де РУ Эо /5кгс(см* t do 80 *с.

ТКЧ-3/38-70
Манометры Ь Корпусе д̂иаметром до 250мм. с радиальным штуцером M2D*lS установка на тр-де (горизонтальном) РУ до/6кгс 1см* t  до 225е С.

ТКЧ-3/39-70
Манометры б Корпусе диаметром до 250н'м. с радиалЬньм штуцером М 20я 1,5. УстаноЬка на тр-де РУ до 76 кто [см* t до 226° с.

ЦУ-3/44-70
Отборное устройства для 
измерения давления 
Рч Эо 16кге1см2, t  Эо &0°с.

1X4-3/52-70
Отборное устройстёоя для измерений ЗаВлениЯ. Установка На тр-де Рч Эо foKrc/сн*, t So за °с

1*4-3/54 -70
Отборное устр оucmto для Запылён - НЬ/х газов. Установка На2аЗоуаде с металлической общиВкой ('горизонтальном!

К**, п МпЯД/
Ш И  М Ч срормот 22
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Ведомость чзлоВ и конст/дукиии. ипотаВ/гиСоемь/х В М 3  У

Xе
nh НчименоВание

Обозначе
ние

ее.
U3M.

if
!

Котлы Д € -/0-/4 гм л/з/,2,5,4
/ Установка /лот* о J/Л 8S 7M4-20S-7S шт. 20
/ Угольник УЛ85 тк ч -гт -п шт. /6 _
3 Установка /угольника У/7 8В тмч-гю-76 шт. 4
4 Установка /угольника Ул 83" 7МЧ-244-76 шт. 4 _
5 Короб П6/00 7X4-2907-74 шт. 4
в Угольник У8 /00- 4 784-2940-74 шт. 4
7 Угомни* У  в юо-2 Тк и- 2925-70 шт. 4
8 Переходник п/оо-гоо тхч-гм-74 шт. 4

9 Угольник уз  200- / 7X4-2978-70 шт. /
40 Коро8 08200 ТВЧ-2907-74 шт. 2 _
Н Крепление /короба л  г/со ТК4-3204-74 шт. го

й Крепление 9коро&г лг-200 ТКЧ-3204-74 шт. 4

S3 Крепление /короба ns - /оо 7X4-3204-74 шт. 6 __
-14 КрШеше 17 колоба /78-200 7X4-3204-71 шт. г
15 Устинова 2 лотка Л  Л  85 7M4-20S-7S шт. гг

15 Установка 2угольника УЛ85 ТМ4-244-78 шт. 4

а Угольник Ув 200-2 ТХ4-2923-74 шт. г
16 Кронштейн /СП-97 784-3829-84 шт. _±__
19 . Отборное устройство 4О-SO 784-3434-73 шт. гг__
20 блок местнь/х прибороВ у/к,гк, Зк, Ук %>Т.ЙГМ4-5 шт. 4 .

Вспомогательное оборудоВоние
4 Стоика СП-27 784-3430-81 шт. 2 .

2
ОбВязка ОС-8 дироманометроб 
При подВоде импульснь/х труб  
сВерху. Крепление на стоике

784-34/4-73 шт. 3

3 ОбВязка ОК-8 дисрмано метроВ 
при подВоде импульсных груд сВерху 
крепление на кронштейне

784-3475-73 шт. 5

*1
ОбВязка Ok- 42 дисрманометроВ при 
подВоде импульсных 7руб сВерху. 
крепление на кронштейне

784-34/8-73 шт. 2

5 Рама 250 784-3/85-73 шт. г _
5 Кронштейн 784-487-81 шт. 3_
7

ОбВязка ОС-7 диерманометроВпри 
\Л&дВоде импульсных труб снизу.
{крепление на стойке

784-34/2-73 шт. г

4 »
"Jn КаименоВание

Обозначе
ние

ев.
UJM.

Потребность по 
проекту

8 Кронштейн к Л -У 7 ткч-ззгв-г/ шт. 2
9 Угольник УЛ -86 ткч-ггоб-7/f шт. 12
го УстаноВка / лотка ЛП8б ТМЧ-205-76 шт. 4
// УстаноВка 2  лотка У7Л85 тми-208-78 шт. 2
гг УстаноВка /угольника У/7 8S TMU-2/0-76 шт. 2
гз УстаноВка 2 угольника У  Л  85 TM4-2W-76 шт. 2
14 Угольник УП /45 7MU-2208-74 шт. 20
/5 УстаноВка 5 лотка J7/J/45 тмч-205-78 шт. 8

ге УстаноВка 7лотка ЯЛ /У5 ГМЧ-гох-78 шт. 2
/7 УстаноВка 5 угольника УР745 TMU-240-76 шт. 5

48 УстаноВка 7 угольника У  Л /45 ТМЧ-2/0-76 шт. 2

13 Переходник /7100- 4SO 7K4-294JJ* шт. г
20 Крепление /коробя л г /о о ткч-зго/-?/ шт. 4

21 Крепление г угольника У  л-го о ТКЧ-3221-74 шт. 2

22 Крепление 5короба ЛГ/50 784-3201-7/ шт. 8

23 Переходник п г5о-гоо 784-2943-74 шт. г
24 Крепление 9 короба пггоо ТКЧ-320/-7/ шт. 7

25 Короб Л8 200 784-3907-74 шт. 2

26 Угольник УВгоо-/ ТКЧ-29/S-rt шт. г
27 Угольник У8200-2 784-232374 шт. г
гз крепление гткороба легло ткч-згм-н шт. 2

29 /города стальные, крепление и бВод 
металлической труды

29 гк 4 - 
3224-74 шт- 3

30 короба стальные, крепление и свод 
металлической трубы

геткч-3224- 7/ шт. 2

31 Отборное устроистбо /6-ВО ткч-зт-7о шт. 23

32 Отборное у  строи cm Во /8-200 7X4-342673 шт. S
33 Отборное устроистВо /0 -50 W -3W 7J шт г

34 Блок местных прибороВ V/ черг.ягмт шт. г

35 Блок местных прибороВ л/2 4Р/7.АТМ4-27 шт. г
35 Блок местных прибороВ кз чертЯ7мг-2ё шт. г
37 Блок местных прибороВ л/4 Че/Я87М4-Ц шт. г

38 Блок местных прибороВ л/5 черт/пш-зе шт. г

39 Блок местных прибороВ л/8 чертлтмгз! шт. г

40 Блок местных прибороВV7 Чет>ТА7М4-Зг шт. г

Ведомость узлоВи конструкты. изгогаВлиВаемых заказчиком
Hi

о/п КаименоВание Обозначе
ние uiM 1 /роеыщ

Котлы Д ё  - 40-/4гм /14.2,3,4

/
Сосуд разделительный по чертежам 
Союз глаВкомплектаВтомотнки Рс-4 шт. 4

2
Сосуд разделительный по чертежом 
СоюЗГЛибкомплектаВтоматикц P c-s шт. 4

Вспомогательное оборудование

3
Сосуд разделительный по чертежам 
СоюЗТЛаВкомплектаВтьматики Л С-4 шт. 4

4
Сосуд разделительный по чертежам 
Союз глаВк омплектаВтомат</к</ PC-В шт. г

5
Сосуд уравнительный конденса
ционный гост /4J/S - 73 по черте
жам СоюЗглаВкомплект аВтоматики

CKM-/00-
г-а шт. 2

б
Сопло профилем „ г/у Круга " 

поЗ. 7“- /За
4&р/п.

8/М 4-34 шт. г

7 Сопло профилем „ г/у круга" 
поз. Т- г9а

ve/>m.
ЛТМ/-34 шт. г

тп
zoon -V  5
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Н а с то я щ и й  п р о е к т  а в т о  м е т и з а ц и и  к о т е л ь н о й  содер

ж и т  р а б  о чие yep т е  ж и  /пеплового к о н т р о л я  ,  а в т о 
м а ти ч е с к о го  р е г у л и р о в а н и я , з а и / и т ь /  и  у п р а в л е н и я  ч е 
т ы р е х  пароВ&/х к о т л о в  в £ -/ 0 -/ 4 Г j d , р а б о т а ю щ и х  нс/ 

газе и  м а з у т е , и  в сп ом оган тельного обор у  д о В и н и я .
М а т е р и а л ы  р а з д е л а  а в т о м а т и з а ц и и  разм ещ ен*/

S  S  а л ь б о м а х , кот оры е с о д е р ж а т :

C/S76 бом  (х  -  <рунлг и  и  о  нал б н ь /е  о хем */, с х е м */ Внеш них п ро
в о д о к  , к л ем м н ы е р я д ь / щ ит ов у п р а д л ен с /я р ч ер т еж и  б л о - 

KoS м ест н ы х  п р и б о р о в , п л а н */ р а сп о л о ж е н и я  с р е д с т в  

а вт ом а т и за ц и и , блок а  т е х н о л о ги ч е с к о го  О до  р у д о  ванчя-^ 

ал ь д о м  X -  с хем ь/ элек т рическ ие п р и н ц а п  и  с/л 6 н ь /е - 

альбом  / / -о б щ и е  в и д ь / щ и т о в  у п р а в л е н и я ;
О ллбпм  Х /д - за к а з н ы е  с п е ц и ф и к а ц и и  и  опросные л и с т ы , 

альдолп X V - ведомость п о т р е д н о с т и  &  м а т е р и а л а х ,  
//бьем  с р е д с тв  а в т о м а т и з а ц и и  в л /б р а н  £  с о о т в е т 

с т в и и  со С //и П  6 -3 S -7 6 ,, /гогельны е у с т а н о в к и ' и  о т р а ж е н  

н а  ф ун к ц и о н а л  ьнь/х с х е м а х  ( 'ч е р т е ж и  м а р к и  в  Г А / / ) .

S  п р о е к т е  прим е н е  н а / длоки т е х н о л о  ги ч е с к о го  обо- 
р у д о в а н и  я, S  ч е р т е ж а х  ко/п ор ь/х  и м е е т с я  необходимо*  

т е х н и ч е с к а я  д о к у м е н т а ц и я  п о  а в т о м а т и з а ц и и  этих 
блоков. //а  р у н к ц и о н а л & н ь /х  схем ах д ло к и  обозначен*/ п р я - 
м оугол б н и к а м и , ц и ф р ы  д н у  т р и  к о т о р ы х  с о о т в е т с т в у ю т  

Ц и ф р а м  н а  л и н и я х  электрических с в я з е й  б ло к о в . йергежи 
дло ко&  см. а л  & бом б/ с е р и и  8.903 - / / # в о т е л ь н * / е  у с т а н о в 

ки. Sen ом  о г а т е л ь н а е  о б о р у д о в а н и е  а  блоки'* <ул л д о м  я  
tt К о н т р о л ь  и  а в т о м а т а  к  а  и, Sb/пуск X г 5 . Ч е р те ж и  д < о ко в  
н е  вош едш ие В  Серило 8 .9 9 3 -/ / , п о м е щ е н * / £  ал ь б  ом е /х д о н 

н о го п р о е к т а ,

Я р и  м е ненн ь /и £  п р о е к т е  щ и т  у п р а в л е н и я  к о т л а  
Д £ -/0 ~ /4  T A f  т и п а  Щ Щ б  с е р и й н о  и з г о т а в л и в а е т с я  ЛА>/- 
/пищ инеким  о п ь / т м ь / м  Заводом/. / / б и т  к о м п л е к т у е т с я  
р е г у л я т о р а м и , п р и д о р а м и  а  э л е к т р о а п п а р а т у р о й  £  со- 
О т в е т с т в  и  и  с  З а в  о  д е к о й  и н с т р у к ц и е й .

У с т а н о в к а  п е р в и ц н ь / х  п р и б о р о в  и  огб о р н ь /х  у с т 

р о й с т в  п р о и з  £ о д а  г  с  я  п о  /пиповь/м  и е р г е ж а м  а  к о н 
с т р у к ц и я м  / л а в м о н т а ж а в  т о т а т и к и ,  п е р е ч е н ь  которы х  
д а н  н а  з а г л а в н о м  л и с т е .  Негласно п у н к т а  XX./ 2  и н стр ук 
ц и и  С// 202 -В /  * Ч е р т е ж и  т и п о в ь / х  к о н с т р у к ц и й  п р о е к т

н о й  о р г а н и з а ц и е й  З а к а з ч и к у  н е в ь / д а ю т с я .

1. Т е п ло те х н и и е с к и й  х о н тр о л  6

/?ридорь/ теплотехнического контроля принять/ в  со- 
о т £ е т с т £ и ч  со с ле д у ю щ и м и  п р и н ц и п а м и .’

U )  п а р а м е т р ы } н а б л ю д е н и е  j a  к о т  о р ь / м и  н е о д к о д а -  

м о  д л я  п р а в и л ь н о г о  & е де н ч й  т е х н о л о г и ч е с к о г о  

п р о ц е с с а  а  о с у щ е с т в л е н и я  п р е д п у с к о в ы х  онера*  
ц и й , ч з м о р я л о т о я  п о к  а л / д а н ?  и / и м  и  п р и б о р а м и }

д )  парам етр*/, у ч е т  которых необходим для дхозяйствен- 
нь(х р а с ч е т  о £  с/л и анализа работ*/ оборудода- 
ни я, контролирую тся самопишущими или сумми
рую щ им и при борс/ми  ;

В) п а р а м е тр ы , изменение к о то р ь /х  м о ж е т п р и 
в е с т и  к  а да р и й н о м у состоянию  одорудоВания, 
К о н тр о л и р у ю т с я  сигнализирую щ ими придорами.

2. а в т о м а т и ч е с к о е  р е гу л и р о в а н и е

S  с х е м а х  а в т о м а ти ч е с к о г о  регул и р о б и н и я  приня
ть/ регулирую щ ие придорь/ еистем*/иЛЬнтур*сфийно В ы - 
пускаем*/е Моек обс ким заводом  теплоВой ивтомат оки^МЗT/f)̂

С Э л е к тр и ч е с к и м и  исполните льн*/м и  механизмами типа МЗО.

2.1. В о т  л о а г р е г а т  Д Е  ^/О -f/t Г М

Д л я  котлоагрегат /  Д £ -/ О -/9Г М  предусмотрено а в то 
м атическое р е гули р о в а н и е  уроВ ня Водь/ В  барабане к о т -  
я а  и  р е гу ли р о В а н и е  процесса горения, осущ ествляем ое  
т р е м я  р е г у л я т о р а м и : т о п л и В а , В о з д у х а  и  разрежения.

2.2. в с п о м о га те ль н о е  о б о р у д о в а н и е

Д л я  вс по мо г а  тел ь но го оборудоВания п р е д у с т  а т р и - 
В а .ю т с я следую щ ие ртегуля  /порь/:
** т е м п е р а т у р ь /  прямое/ с е т е в о й  в о д ь /.

да в ле н и я  п о д п и т о и н о й  во дь /(р е гулято р  д а в я е н и я  
т/рямого д е й с т в и я  х?осле себ я)-,

— д а В л е н и я  п и т а т е л ь  мои водь/ к  к о т л а м .
— да в ле н и я  пара в  п и т а т е л ь н о м  д е а э р а т о р е •
_ уровня В  пин? a m  ел ьно ли д е а э р а т о р е  ;
— да в ле н и я  пара в  п о д п и т о  чном д е а э р а т о р е .
— уровня в  п о д п и т  о ином  д е а э р а т о р е ;
— т е м п е р а т у р ь /  деаэрированной в о д ь / з а  деаэрато

р о м  горячего в о д о с н а б ж е н и я  {р е гу л я то р  т е м п е 

р а т у р ь /  п р я м о го  д е й с т в и я )  i
~  да в ле н а  я Циркуляционное/ водь/ горя Чего водоснаб

жения (регулятор давления п рям ого  действия^ до себя ")•,
— давления м а з у т а  перед к о т л а м и j
— давления водь/ перед беи эр а/пор о м  горячего водо

снабж ения (р е  гул я  т о р  да вле н и я  прямого действия).
— ур о в н я  в  баке декар бона зир о в а н н о й  водь/}
— содерж ания p H  в  п и т а т е л ь н о й  в о д е •
— оодер ж а н и я  р д  в  п о д  п и  т о ч н о й  в о д е .

S. Т е х  н о  л о г и ч е с к а я  За щ  с/н?с/

С х е м а  те хн о ло ги ч е с к о й  з а щ и т ы  к о т л а  в & М 'М / М  
д а н а  в  п а с п о р т е  н а  щ и т  уп р а в ле н и я  К о т л а  джема 

п р е д у с м а т р и в а е т  з а д а н н у ю  последовательность one* 
р а ц и й  п р и  р а с т о п к е  Кагла ц  о т к л ю ч е н и е  п о д а ч и  то п ли 
в а  к  горелке г?ри в о з н и к н о в е н и и  а ва р и й н ь /х  р е ж и н /о В .

Сраба ть/Ваыс/е с к ем*/ Защит*/ сопровождается светозвуко
вой си гнализацией с  Запоминанием первопричин*/ аварии.

а в то м а ти ч е с к о е  о тк л ю ч е н и е  подачи то п ли в а  К  го
р е лк е  про и  с х о д и т  п р и :
— О/пк АО н  енаи д а в л е н и я  га з а  п е р е д  гор ел к о й  ;
— п о н и ж е н и и  д а в л е н и я  м а з у т а  перед к о т л о м ;
— у м е н ь ш е н и и  р а з р е ж е н и я  в  т о п к е •
— п о н и ж е н и и  д а в л е н и я  в о з д у х а  п е р е д  ко ю л ом^
-г О т к л о н е н и и  у р о в н я  в  б а р а б а н е  К о т л а ;
— п о га с а н и и  ф а ке ле / гор ел к  и ;
— н е и с п р а в н о с ти  ц е п е й  з а щ и т* / , в к лю ч а я  исчезнове

н и е  н и п р я ж е н и я .
//а  м о н т а ж н о й  площ а дке в  щ и т е  д £ -Д £  необходи

мо о т к о р р е к т и р о в а т ь  ц е п а  защ ит*/, обеспечивающие  
О т к л  точение т о п /  ива , в  с о о т в е т с т в и и  с Э л е м е н та м и  
Схем*/, п р и в е д е н н ы м и  н а  ч е р т е ж е  Я  Г М  2 - 2 .

в. С и гн о л и з а ц и я  и  ц п /з а в л е н а е  

/7ри о тк л о н е н и и  о т  з а д а н н о го  Значения отдел*н*/х 
Парам етров и ли  а в а р и й н о м  состоянии основнь/х электро
п р и в о до в  п о д а е тс я  с о о т в е т с т в у ю щ и й  световой сигнал, 
Которь/й со п р о в о ж да е тс я  зв ук о в ы м  сигналом. При с н я 
т и и  з в у к о в о го  С и гн а л а  световой о с т а ё т с я .

С хе м а  технологической си гнализации м о ж е т  после
д о в а те л ь н о  прин им ать до Г  сигналов, о б е с п е ч и в а я  пов
т о р н о с т ь  д е й с т в и я  с  помощью р е л е  /пока  -  д в у х с т а 
бильного Р 7 Д  12-01.

/ П р е д у с м а т р и в а е т с я  д и с т а н ц и о н н о е  управление  
основнб/ми э л е к т р о  п р и в о д а м и  к о те ль н о й  и  э л е к тр о 
приводами исполни тел ь н а /х  м е х а н и з м о в  регул я  т о р о в  со 
Щ и т а  у п р а в л е н и я  П о т е л * н о й .

S. 6//и/гг у п р а в л е н и я

П р о е к т о м  П редусм отрен ц е н т р а л  а нь/О щ и т  управ
ления к о те ль н о й , р а с п о ло ж е н н ы й  в  специальном помещение 
н а  о т м е т к е  0,090. / Ц а т ь /  п р и н я т ь /  по  О С Г 30./3 -7 6 . 
Ч е р те ж и  у с т а н о в к и  щ и т о в  полпещ ень/ в  а р х и т е к т у р 
н о -  с т р о и т е л ь н о й  Ч а е те /.

О П и т а н и е  э л е к т р о э н е р г и е й

П о д в о д  п и т а н и я  * г  го В  о с у щ е с т в л я е т с я  по про
е к т у  электро те х н и ч е с к о й  ч а с т и  дв ум я  незивимь/ми 
ф и д е р а м и  к  и / ,и ту  у п р а в л е н и я  и * /  вспомогательного 
одорудо в  а н  и  я.

Т.П. 9 0 3 - / - 2 Щ Л Г М / - /
ТбГт

А

Полировал : / M ( - ZQQn' ** % ф о р м а т  г г
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Рез УЛЬ mums/ р д си е т о З  Р  е  гулиРУю щ  а  * п р  г  п>м с  5

*1
II«1

Место
установки
дроссельного
регулирующего

органа

Яс/ро/метрь/ р е г у л и р у е м о й  среды

|I
I.H
i

Рр7илиЬЦН>'Ц“ “  0/Z<SM

Наименование

Лдсол/омнае 
давление, >0i Ъ

f
I*

Kgs
lt§|t?n4t§-4

It
55

Расход

Tun

к
no рас
чету

A
m

к ат а 
логу

i>y,
MMi!i

§-0?.

|Sb Ed.
U3M.

Макси
м аль

ней

Мини
маль
ный

с-гг$
Тр-од перепуска  
дорьтиро сетевой 
воды 6 прямую

Года 8,9 7 2/0-70 0.977 - Щ 450 0 2/9,6 ec-5’2 — 250 200

— 7р-сд под пал?* и 
теплое ета ioda k s 4 70- /Ok 0,955 - 4 4,3 0,3 5 / , 5 УРРД-SO 5.942 25 50

Г-30
Тр-0д  £одб/ f  
два оратор Г. 6. Soda 2,2 2,9 s 4 0,905 - M% 50 75 /08,// 27c 70Н/Я — 960 900

2
Циркуляционный 
тр -о д  Тб. Soda 3 2,3-tS So 0,998 - s o 5 /33,4 УРРА-ИО S9,4o/ 00 00

А -т
Тр-од рециркуля
ции пит ат ель
ной о оды

Soda 9 2 so--foU 0,955 - % JO 17 S A 3 6c- 9-9 99,090 30,759 50

Ш г
Тр-од в d̂ /cerp - 
ооншап ар Soda 2 u 2 0 0,9S3 - 4 i s 0 70,2,8 T -335 — 42 50

Г-29
Паропровод <  
деаэратору Рб. dap 7 Ц5-Ц7 — w g , — % /4 / o 200 89*3 \р т -д о -4о — 96 4o

РеЗУЛЬЪоппо, pcrcuem oS  суха /и<д/их  У с т Р и О с т б

4 * 
<*  ̂
*  fc

* 8

Место
установка
Сужающего
устр о й с тв а

Л7ру5олро&сд
измеряв/ 

Рас xo<
*Mv
f из Mi/

пара,
ьяе»с

'мет, 
?й CL t

СЬ/
>3ь/ л<Афмансметр Ружаю'цее у с т р о й с тв о

1 * *
m

« «

% X
' I d

I I I
4  *  1

i

4i

1

1

1

1

i f
I V  
1 1
!< $
* *

&
O'

!

|
&

А .
V>8V
£ * > 

1 'Г -
$ 4 $

М
i t s
k i
Ячэ £

I s ?

я
к
\
%

f e j
Нред*ль/
1 измелеыиь Наиме//п6о. 

нае, gud 
или /пип

Наимено
вание и 
мирна 

матери
а л а

' Й !

l l - . s

о

% &

« 8
| М

* >
Й 5<

| | '

«■ $1 
to  5;

К ? I

T-98
Прямой

мазутопроёод S9 Cm. 20 mh 6,5 3,25 25 /20 935 -
Асе-
т н 2500 т /ч 0-0

Сопло />ре*/ро.
Лем „7//, круга’1

с/паль 
ax/sHior 
ГОСТ 5532-72

22,5/6 АТМ1-
39

)Щ Ш

T-99
Обратный

МазутопроЗод £ 9 Cm. 20 mfa 3,05 2,3 3 420 935 —
Дсс-
т н 2500 % 0-3,2

Сопло профи- 
лемЖ/сругс,"

/гТ/Тн%т 
ГОСТ £832-78 45,€06 2029,722

I

I т п m -  9 -2 fW -J ? m /' /
/we7
5 t

IQ Q V-U  7
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/, к  лемм мб /е р я д ы  щ и т а  Я/~ДЕ овинановА/ для  
всех котлов. Яри вы полнении схем в н е ш н и х  про
водок х  м а р к и р о в к е  н а д е л е й  с л е д у е т  доводите
номер Jti.-тл а.

2.клеммные рядь/ щита О da/их замеров дан а/ 
для  котлов л/ / и  а/ 2 • для щ ит а одщ их замеров 
котлов У 3 и У 0 клемм нл/е рядл/ аналогиимА/ 
с за м ен ой  индек  с а  в  м а р к и р овк е  /савелеи 
„ /к  " н а  Э к " .  2 к * н а  4  к '!

3. Яри мон г  а  же в  соответствии с дам н а /м  иеятсмгом 
в  клемм HA/е рядб/ щите* Щ-Д£ в н е с ти  елебуло- 
щ и е изм енении:

a) yens 23~Д} идущ у  ну от вб.*клн>*/агеля 2 в  на зажим 
перенести н а  Заоесим 22 f /К );

d ) неремыику между зажимам и 2 и З {**) снятб3 за - 
Жим 3 обознааит б $03 • .

в ) перемААОки м еж ду з а ж и м а м и  9 7 и 9 в } 99и /00(4к) 
снять t з а ж и м  98 обозначить 9 -4 * 3 1 З а ж и м /00 
одознаиить 4 -  427>

г )  к , е „ ~ ь ,  б б о в ф * ) ,  7 9 и в 2 (3 * ) '0 0  о  /06f t  Л )
с о е д и н и т ь  пер ем а / и к  а  м  и .

Дриёяэнн:

Щ у

гиа
Hazard.
Гл.спеи

Техник

kofiVKoig
fistчг. г » .  Харитонов. 
Мхонтр. Хоракова

Се мае ва

"Соловьев -=?
/Сиаийь/ы —

Син-

__Полносборная хогелбмсгя с 9 котлами Д £ -*0 -/У /'М  Зля
сельского строительства. Гопливо год резерв мазут.

Г П  9 0 3 - f - У 5 . № Г М / - 3

Щ и т управления Щ -Д Е . 
Щ и т общих Замеров. 

Схема побклАр иения.
Копировал : 20072- i {

СтаОил Jhjcsr) Диет о в
/

Госстрой СССР  ̂
Г/7// /ЪрбКовскии
С А Я ГЕ Х Я Я О Я К Г

W Ф о р м а т 22
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fl

o
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9

0
3

-/
-2

/5
.4

4
,

'*1

*

Л г р е г а т
/ /З н е р я е н а я

О/Део7<sf /7ap

С /Зм еряем ь/й
П а р а / ч е т р

£а8ле-
ное

М е с т о  
t/c m c fH o ix U  
о т б о р н о г о  
у с гр о й с гв а  или 
Местного /рибора

бМ8Н, 

ТХ ГМ

Отборного
Устройства
Л/с с г  но го  
op is боре/

Н° /7o3UCfUU оо
специ<ранс/ ци и

Л о т  ё 0 Д£-10 -/4 гм
б о б е /  Д ь /м обь /е  г</зб /

У р о в е н ь Темпе
натура

S a /p a  б а  Н 
ХО/ПЛС/

1ге-7б[ О /м з н /703 -65

/л -9 а  /Х -2 8  15-ЗЗи /л - /о

Ayjpexre/voe

ГазохосР
Зс/ зхо но
ля а  из ером

тгм 4
/57-
7S

тх 4
//54-70

/х -2 4

iS £

тх4-
3/55-70

в о зб у х Г а з

Д  с/ 8  а е  т/ и е

М а з у т Лар

Sosd yx o -
в о б  х

ХОЛ7Л у

/к-/2<А /А-//а  
7м-6а /5 -56 /5 -2 5

Г а з  о про  -  

б о б Л" 
горел хе

Газопро- 
в о б  5  

50/77 л у

T5//-3/S9-7D /Тм 4 -2 2 9 ~ 7 6

/ 5 - /7 /5 -/9 /5-/3

Л/с/з у  т о - 

я р  о б о б  

5 5 0 Г лу

М а з у т е  - 

/7робоб 5  

го р е л н е

л *

^  *
б /  M 0 H  /653  -  5 3

/5 -/0 ; 
/к -S i /к -2 2 /5 -/8 /5 -20

* 3

■ъ Р  

!

"”ч**ъ—
о р о <

IIЛ «1
* 1

*  5 О К

Ф а л  ел

7*0/756
Х о гл с /

/х-2/ /м-86 /*-8и /х-8х /х-ко /м-i i  /м-6<г

£

X ч
S! ^

$
/

§  §  V*

^  t?i Й-
$

й

«5
'М

й

V

й

6 л о х  м е с т н а / х  прибор об Л  /5  ( vepm. Я Г Л / Z -S )

к в в Г  /9ж/
7р 4/0*2 2 М ^ '

6 5 6 8 5  /Os2tS  
Тр. 32  * /6  2л/

Щ и ,

6 5 3 6 5 /0 * 2 5

\ б / и т  oditft/x З а м е р о в  ( 7  ер гг/. У7 7 М /-3 )

у п р  а в л  е н и я  5о/77 л 6  Щ -ДВ (  Черт. Я Т М /  - 3)

7. С  к е м  а  в ь /п о л н е н а  <?ля к о т л а  у /  </ 
п р и м е н и м а  Оля к о т л о в  л/ 2J SJ 4  о  Заменой 
с/нбелсс/ /х ' б  м ар л ги р  о в н е  к а б е л е  с/ и  

™ Р У 8  с о  о т в е т с т  в е н н о  нс/ и 2 х  ' б х ' ' *  7/5 *. 

2. У с т а н о в к а  < /  з а х с / з  З и х л а б н ь /х  хонст -  
р у х ц и й  блр яри бор о б  /г7енг/?ерс//ттурб/9 
d a  в л е н а я  а  у  р о б / / я  вь/пол  н  е н ь /  б  %

/77 е л  л с/иехаыиуес'Агос/ V a c  т а  ryooe/cmey.

3. Д о  н а р е з  х а  в л и н ь /  х а  б е л е  а  а  г р у б  
У  то  с /н о  /776 /?о  м е с т у ,

4  М о н т а м :  З а  щ и  т  н о  г о  з а s /y л е н и я  бб /~

П о л н и т  6 с о гл а с н о  и н с т р у к ц и и  н о  м о н 

т а ж у  З а щ и т н о г о  З а з е м л е н а #  а  з а 
р у л е н а #  в е н  2 9 5 - 8 /  М Л / С с  С С С Р ,

/7 е р е и е н б  Э б е м е н / п о б
/7оз , 

Обозна
чение

//а и т е н о  б а н а е Нол Д р и м е ч а н и е

/ в е н  т а  л 6 З а п о р  н л/а 4
к ом п  л е х  т н о  
с п р и б о р о м

2
8 т  борное у с т р о й с т в о  / С - 22S/7 
Г У 35, /2 5 6  -  78 1

5 в е н т и л ь  З а  /горны й <рланс(е8ь/й  
/5с 2 7 НЖ / с/v/S Ру54/64) ТУ26-07- /227-79 2

4 Ф л u neasy 15 Р у 5,4/54) ГОСТ /2831-67 4

S
в е н ти л ь  Запорнь/и т р е х  хобо бой  
10/0-006 dy 8, Ру 20/200) Г У 2 6 -3 -0 5  002-72 2

€
О тб орн ое  у с т р о й с т в о  3 5 5 - /  
Т у 36 /200-80 4

7 О тб о р н о е  у с т р о й с т в о  25  
Т У  3 6  /257-  76 /

4 ^ТУ36^7253 р £ /17/00в с т в о  / 6  -  2 2 5 9 /

9 О т б о р н о е  У с / ц р о й с т в о  69-20077 
Т У  36. 72S8-76 2

/0 б т б о р н о е  у с т р о й с т в о  70-5/7 
Г Х  9 -3 4 3 / -7 3 3 (/збе ли е  М3 У

// б /а хо н еи н и х 7777*/г*  т у 36 /729-74 3
/ 2 Г р у б х а  р е з и н о в а я  р  8*2 ГОСТ 5496-76 0,6 м

/3
Г р у б а  cm  с/ль н а я  б е с а /о б н а я  

/9* 2-2 0  ТОСТ 67 3 4 -7 S 29 м

/4
Тр уб а  с/ткалАнс/jr бесшовна# 

3 2 * 2 -2 0  ГОСТ 0739 -  75 36 м

15
Г р у б а  е т а л л н е / я  вобогазопровоОная 

7S ГОСТ 3 2 6 2 -7 5 /7 м

/6
Триба с т а л ь н а я  воОогазояровоОнил 

20 ГОСТ 3262- 75 9 м

/7
Т р у б а  с т а л ь н а я  бобо га з о про во Зная 

2 5  ГОСТ 3262 -75 8 м

/8
Тр уб а  ста ль н а я  #4е х тр о сб а р н а я  

25/7.8 ГО СТ /0 7 04 -7 6 /9 м

19
Гр у б а  с т с е л б н а м  элемтро сварная 

32 * /.8 ГОСТ 70704- 76 23 м

20
Трубе/ Cm  с/л ь н а я  элемтросварная  

40*2 ГОСТ 70704 -7 6 4 м

21
М е т а л л  о р у Х с / в  З а щ и т н ь /й  ? 

Р З -  АА-Х-/О  О Т У -2 2 -П 0 -6 7 ? м

22 М е т а л л  о р у  л а в  З а щ и т н ь /й  
Р З -З Л  -  X - /6 o r  У  22-//0 -6 7 4 Xf

23
М е т а л л о р у х а в  З а щ и тн ь /й  

РЗ ~ЛЛ -X  -29 О ТУ  2 2 - Н8 -6 7 9 м

20
П р о в о  б  м е б н б / й

Л в /  7 3 8 0  Г О С Т 6 3 2 3 -7 9 81 м

25
Х а б е  л а 5он тр о ль н ь /й  ХНРТЗ 2*/ 

ГОСТ 15 м

26
к а б е л б  5он /прол 6 на/й  6 8 8 Г  4/*/ 
Гост 7508-78 27 м

27
К а б е л ь  Хонтрольнь/й  588Г 79*/ 
ГОСТ /508'78 35 м

28
/Сабел А хон тр ольн ь/и  8 к 8 8 Г  4*2,5 

ГОСТ /S08 '78 32 м

29
к а б е л б  Х о н т р о л  ьнь/й А 5 8 8 Г 7*2,5 
ГОСТ /SO8 -7 8 15 м

30
к а б е лб  Х о н тр о лб н ь /й  /7X86/* /0*2,5 

ГОСТ /500-78 И5 м

31
К а бе ль  хонтрольнь/с( Аквво /4*2,5 
ГОСТ /508 -  78 17 ч

32
С о е д и н и т е л б н а я  КОробмгс/ Х е х - 76. 

Г У  36. /7 5 3 -7 5  '  А С * -3 2
4
J 2 иг 6 6  МП н/Х

П р и в я з а н .

Ш €. у 8

ГИЛ
Нач. оЫ
л.саец 

Рул, гр
//.Хонга,
8ес!ин*.

Со.<,ё^ё-
Х а  ш и ц ь /н  

koAVKoig
ХояитоноА,
Хорог о ia
(&A<*M6t0H&

Ш

Г /7  9 0 3 - / - 2 / 5 Ш Г М 1  - 4

/toл нос борная /согвльна* с 4 могла ми 6 5 -/0  -  /УГМ  
бла сельского строи те л ьегёс/.Топливо гидре зер£могу/

4 Постов

Хотел Д6-70-74ГМн7/2-4).
Схема внешних проводом

СгиЗил Лиг

Госстрой СССА 
ГО Н  /Ърбмгобсний 
С А Н Г В Х Л Р О В Х Г

к о п и р о в а л , л4?йЛ 2̂ 72' ^  ^ ф о р м а т  22
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/Х-42
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25Z7
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am an
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33a
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□a pnri

lb
1Kr58

¥

ХЛЗ

здг? tog
woo

250
1400

З Щ -.

Л

n
I l

Н а дписи  В  ра м ка х

ДанMU Надпись Кол.

i Уровень 8 барабане кот
ла. Сигнализация. /

2 Разрежение в топке /
3 Уровень В барабане 

котла. Запись /

4
Уровень 8 барабане 
котла. Регчлолодание /

5 Разрежение в топке. 
Регулирование. /

6 Давление пара в  бара
бане котла. /

7 Давление газа к горелке 
сигнализация

в Давление воздуха к 
котлу. Регулирование. У

9 Давление пара в бара
бане, котла. Регулирование. /

/0 Давление мазута к 
к о тл у  Сигнализация f

//
Давление газа к котлу  ̂
С игнализация. /

/2 Давление воздуха л  котлу. /

/3 Давление газа к котлу 
регулирование. /

П е р е ч е н ь  э л е м е н то в  

Н а и м е н о в а н и е

Преобразователь давления (манометр) 
МЭД (22386). Пределы измерения 
0 -16 МПа (О-то кге/емг) г

Гр во мер дифференциальный 
Д Т '2 -PDO. нальный перепад2000 Па (2QO кгс/ ^ z j________
Дифманомегр мембранный бзаимо. 
заменяемый ДМ (23573) Номинальные 
перепад 0.04-МПа ГОЛ кг с/см У  
Гя в о мер ди ф дьеренциальныи 

/К- о а Д Т -р  -за Поминальный перепад
500Па C50xrc/„*)________ ^

Дифманометр мембранный взаимо- 
заменяемый ДМ (23573). Номиналы 
ныи перепад 5300 Па С650 кге/мг) 
Д атчик - реле напора ДП- 4000-24. 
Пределы настройки 4 -  ВокПа

______ (600 '4000 *гс/м*)_____  ______
Дифманомегр мембранный Взаимо- 

/К//а заменяемый ДМ Со3573) Поминаль- 
ныи перепад Р500Па /250 к/т/мг)

/АС-/2а

ЛОЗиЦ
Обозна
чение
/х- /та
/х-9а

/к-56

/Г-58

Нс-7а

Гол. Примечание

/к-/о
Ос-19

/АС-29

/АС-26

Манометр di/фференциальныи коло
кольный взаимозаменяемый Д хр  @702, 
Помина аьныд перепад-50Па (*5 к ref м*) 
Датчик -реле давпенир д д  - /6-//. 
Пределы настройки 0/6 -/6 МПа
( t 6 - /б кг с / с мВ) ________

Дифманомегр сильфонный показы- 
6ающий сигнализирующий! ДСП- 778Н. 
Шкала -  3/5мм боа ст._____________

/АС-ЗЗй Дифманомегр^мембранный взаимо- 
ныи
заменяемый д м  (23573). Поминаль- 
..... . перепад 6500 Па ГбЗО *гс/м*)

К р а н  к о н т р о л ь н ы й  г р е х  к о д о в о й  / 4 -м /  
НуУ5, PjX К 6 Г/б) 73126-07- /А6/-7Г 

В е н т и л ь  з а п о р н ы й  / 5  к  и  4 6 п  
Н у  / 5  Н у  К б  Г 4 6 )  г а с г / 6 1 6 7 -7 2

П о д с т а В к а  Д С С  Г У 5 5 . / 2 2 7 -  7 2  

К о р о б к а  с о е д и н и т е л ь н а я  к г к - з р
г  и  3 6 .  т7 5 3 -7 5 .________________

Р а м к а  д л я  н а д п и с и  Р п м  6 6  * 2 6
Г У  36 . / 1 3 0 - 7 * _________________

Г р у д а  с т а л ь н а я  в  о д  о  г а з о п р о в о д н а я  
4 5  Г О С Г  3 2 6 2 - 7 5

/5

7 r^ 6ar ^ " ^ § s 6odoea3OffpoSodHO)) ( $ '

Труда стальная водоеазолроводная
2 5  Г О С Т  3 2 6 2 -  7 5________ __

Груда стальная в  од о газопроводная 
Л  5 0  Г О С Т 3 2 6 2 -7 5

м

м

м

4 0

Н

Грубо стальная вес отавная /6* 2-20
Г О С Т  8 7 3 6  -7 5 ______________

Груда стальная деса/овнар 32*9 20 
ГОСТ 6736-75

J2 _

/ 5

М е т е о п о р у . п а в  з а щ и т н ы й  
Р 3  - Л Л  - X -  4 5  О Т У  2 2 -1 / 8 -6  7  

П р о в о д  м е д н ы й  П В /  / 3 6 0  
Г О С Т  6 3 2 3 -7 9

/В м

24- м  

82 м
/4 Уголок 50*50*5 ГОСГ0509-72 55 м

Т П  ДОJ -/-2/5.2*/Д Г М  /- 5

Полносборная котельная С 6 котлами ДГ-/0-/6км 
длл сельского----------------л т----- л-

щ и - и

Расстрой СССР, 
ГПи Горьковскии

\ £ ш ш н т г .
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M 6/MOCOC П  лан - ё и д  cier , x a
M  / '/ 0 0

РдзбоОКу Кабелей 
OUjumoSoa A ///7 
Сн. черт. А гм /~зз  

Л а с т  4.

Обратный 
M<tiymo лробад  

о т  к о т  л об

Услоёнь/е 2ра<риуесКие обозначения

Обоз
начение /У а  и м е н о в а н и е

— к  а  бел б н а я  л и н и я

_ С/м л у  л s е н а п  л и н и я

0 rs
О т б о р н о е  у с т р о и о п к о  

б а и  л р н а л

•

/?ербичнА/с/ прибор  
темпера ту/о а/

О А бестм л/й  Прибор

CS3 С о е ди н и  те ль н а я  коробке/

О
Осп о л Atts/пел ан а/4  
м е ха н и зм  о п у с к а т е л е м

9
С о с у д

р ч з д е л и т е л б н А / и

• -
П а  п р а в л е н и е  л и н и и  

к н а м

f. Ци<рра ё  К р у ж к е  с о о т б е т с т б у е т  номеру позиции ”0 
с п е ц и ф и к а  н и  а,

2. Ци<ррс/ н а  обинарнь /х полочках Соотбетс т б у  err? марки- 
робке кабелей и т р у б  по схеме £не<иних прободок*

3. Ц и ф р а  н и  д б о u h s / х  п о л о ч к а х  с о о т в е т с т в у е т  н ом еру  
Позиции по  передни? Э л е м е н т  сё.
4. А / о н т а ж  Электрических и  трудно/х пр обо бок бз>/лол- 
H u m 6 ё  соотбетстбии со С7/а /7 щ  34-74.

s. Разм е и/ ен и е  прибороё а  поток оё Электр и чес к  их 

£/ т р у б н б  /х прободок у т о ч н и т ь  при м о н т а ж е , исхо

дя с/3 лгестнл/х эксплуатпационнб/х условии.

П е р е ч е н ь  э л е л н е н т о б

Поз. &бозначение П а и  м е н  оба н и е кол
Прим е
чание

Моток Л  О 8S Г У  36. 0/3-7S 4о
J£ ГМ  4 -2 0 5 -7 6 {/станобка /  л о т к а  А О85 20

изделие
мз У

3_ Т М -2206-74 {/гол 6 ник {//785 76
изделие 

М3 У
ТМ 4 -2/0-76 {/станобка / угольника  {//785 4

изделие 
АЛ З У

S ТМ 4 -2 //-7 6 9станобка /  у  г ол 6 ни  к а  {//785 4
избе а ие 

м зУ
£ короб ПГ/ОО Т</ 36./H3-7S 7S
£ Т/СЧ- 2907-74 короб /76/00 4

избе лае 
М З У

А / к / -2978-74 {/гол 6 ни к 96-/00/ 4
из бел и € 

М3 У
£ ГК / -2923-74 (/гол & ник (78-700-2 4

изделие 
М 3 У

70 Т К Ч -2 9 43 -7 4 Переходник /7/00-200 4 избел ие  
М 3  У

а ТроиниК 7Г-200 7(736./7/3-7S 3
_ Л ТкЧ-29/8-74 {/гол а ни  к {/8 200-7 /

избел о е 
М 3 У

73 ТСороб /7Г 200 7S/36.777J-7S
_ д _ _ ТХ 4-290?-74 короб /78200 2 изделие 

мз У
7S Стоике/ к 7/50 Т У  36 /4 9 6 - 7S 78

_ J £ П олка к 7762 Г у 86 /496-75 60
7? П/ёеллер д//7 60x35 7936./7/3 -7S 24

ш ГК # -3 2 0 /-7 / кре пление 7 короба  o r -/оо 70 из белое
м з у

Ж ТК 4 -3 2 0 /-7 / крепление 9  короба /7Г-200 4 изделие 
М3 У

- Ж ТК 4 -3 2 0 4 -7 / крепл ение / Короба /78 700 В
ОЗбел ие

м зу

- Ж Т К 4 -3 2 0 4 -7 / крепление / ?  Коробб 98200 2 избел ие 
м з у

а r A / 4 - 2 0 S - 7 e (/с та н о б к а  2  Р о т к а  /7/788 /2
из белое

м з у
23 Г  A lt/-2 / / -7 6 {/ с т а н о ё к а  2 угольника {//785 '4

избелае
м з у

24 Т/С4/- 2 9  23 -  74 {/го л& н и к  (/8 800-2 / избел ие
м з у

2 £ /П о с т  Ми/ 400 Т {/ 36 7706-/4 4

а TK //-3 S 2 9 -8 / к р о н ш т е й н  к /7-4? 4
изделие

М З У

27 T M - 3 s 4 o - e / к р о н ш т е й н  к/7-ЗП 72
~77з зелие 

М З У

Г / 7 9 0 3  - / - Х 5 . Ш Г Н /  -  6

Пол н осборл/ а л  Ко гол 6 нин с чкотла+*иде - /и- /ч гм  
для оелАсл-ого сг/воигельегба. 7Ъ*ли8о ечзрезфбмилуг

ОриМяба*}
ти п Солобьед

CraOufi Хуспу Ласго Г

Р 7 2Нау, огб. Каш/ол/н
Глспоц. KofiV/sroiaPftfs- к  о/гт л а/ р к -/О  -  /4Г М  К /  -4. 

77л а н
р  ас полож ения

Госстрой СССР 
Г/7Н ТЪрАКебслсий 
С А //Г6 Х //Р 0 5 К Т

Рук. г А Хаунготба S*rs-
l/нб. V • 77. конт/*. Карч* ago Wz

2001144 /у
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Sod no о т  pen ms A

Р а з р е з  2 - 2  M l ' S O

п о т о м  1 п о т о м  2

1М-1 ЗМ-11И-ХТ1 Sil-xfl1M-XTS-1 г mi-x гг-11м-х тг-г гм-хтг-г
1M-XT3 гм-хтзW~4‘V гм-ч-1
1М -S’1 гм-s -i
1М-6-1 гы-б-1
/ У - 7-1 гч-?-1
ik -ь гм-з

т-хтг

nomo М3

~3M-1
3M -XT1
~зм-хггч\
зм-хтг-г
ЗМ-хгЗ
3M-Y-1
3M-S-1
зм- $-1
ЗМ-7-1 
ЗА!-8

п от ом  Ч

ЧМ-1
ЧМ -Х Т1
чм-хтг- 1

ЧМ-ХТ8-2
Ш ~ х т з
ЧМ-Ч-1
4M-S-1
чм- 6-1
Ч М -7 -1

Т - г о -1
Т-Х7Ч

no/noM S

ЗМ-1 мм-1 !
ЗМ-ХТ1 ЧМ-ХП
зм-хтг-1 чм-хтг-1
зм-хтг-г чм-хтг-г
зм-хгз чм-хтз
ЗМ-Ч-1 ЧМ-Ч-1
3M-S-1 4M-S-1
ЗМ-6-1 ЧМ-6-1
ЗУ- 7- i НМ-7-1
ЗА!-8 ЧМ-8

т-го-1
т-хтч

потом $ потом. 7
гм-1 ЗМ-1 ЧМ-1
гм-хп ЗМ-ХТ1 чм-хт1
гм-хтг-1зм-хтг-1чм-хтг-1
гм-хтг-г зм-хтг-г чм-хтг-г
гм-хтз зм-хтз чм-хтз
<гм- ч-1 ЗМ- 4-1 ЧМ-Ч-1
8M-S-1 3M-S-1, 4M-S-1
гм-б-i ЗМ-6-1 ЧМ-6-1
гм-7-1 ЗМ-7-1 ЧМ-7-1
гм-8 ЗМ-8 ЧМ-8
т-хтг | т-го-1

I г-хтч

1М-1 гм-1 ЗМ-1 ЧМ-1
JM-XT1 гм-хт1 ЗМ-ХТ1 ЧМ-ХТ1
1М-ХТ8-1 гм-хтг-i зм-хтгч чм-хтг-11м-хтг-г гм-хтг-г зм-хтг-г чм-хтг-г
1М-ХГЗ гм-хтз зм-хтз чм-хтз
1М-Ч-1 гм-ч-1 ЗМ-Ч-1 ЧМ-Ч-1
1M-S-1 гм-s-i SM-S-1 4M-S-1
1М-6-1 гм-е-i ЗМ-6-1 ЧМ-6-1
1М-7-1 гм-7-1 ЗМ-7-1 ЧМ-7-1
1М-8 гм- 8-1 ЗМ-8 ЧМ-8

т-хтг т-го-1
т-хтч 1

Т П  3 0 2 - 1 - 2 1 5 3 4 .
Лист

ЙТМ1-6 г
20072-11 f t





К  поз. Х - 5 5 8  ( ом. черт. А Т М 1 -11, л и с т
С-21а

Р е г у л я т о р  те м п е р а ту р ы  
сетеёои Во ды

Р е г у л я т о р  / 
д а в л е н и я  В 
д е а э р а т о р е Т П  90b - i - l t s . f v ,  A T M 1-8

Полное барная  котельная с ^ котлами ДЕ-Ю-14ГМ  
для сельского строительства Толлибо газ, резерб мазут

П р и В я з а и : ■СИП Салобьеб
==Sr~

Й5Ш!3 EZS5112ЙиВШ
Нач.атЗ. Кашиибт

- м .1______ Гл-спец Корчкоба
Ру к . гр. Харитонаёа В о д о п а д а  г р е з а т е л ь н а я  

У с та н о в к е . С х е м а  
ф у н к ц и о н а л ь н а я .

ГОССТРОЙ СССР  # 
ГПИ ГОРЬКОВСКИЙ
С А Н ТЕХ п Р О ЕК Т

_______ Нмантр Корчкоба
1ИнБ.№ 1 М и ш ■MMI
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А гр е га т Блок расположения рабочей боды
измеряемая

среда исходная о ода Рабочая Soda
измеряемый
параметр

темпера- Дубление 
типа **

темпера
т у р а Давление

Место установ
ки отборного 
у  строб cm ба 
иди местного 

Прибора

/71ру5опро &од перед 
U За охладителем  
рабочей боды

3 с асы ба
ющий 
патрубок 
насоса, 
рабочей 

воды

Напорный
патрубок
Насоса
рабочей

боды
нмЩ
гк,
ТМ

ОтборногоЙ 
Устьойстоа

г т м ч -  
/42 -75

ткч- 
3138- 70

/Гмч- 
/42- 75

Ткч- 
3/38- 70

7КЧ- 
3/37- 70Местного

прибора
ы пс 
спец

пицц и по 
исрикации '  1 * £  6 3  J j_ 7 cf 5  /0

Л епечет элемента^
Поз.

Обозни
ченае

И а  а  н е  но бание Кол. Примечание

/ кран контрольные/ т/зехходоМао" 
/4м / Ш . А  1.6746JTH76-07.ш-1~4

2 Отборное устраос/пбо 16-40 
ГКЧ-3/44- 70 2 изделие мзу



st
s/

bo
on

 {
/

и* бз рыхление
Гл*. катионит мыx 
. cpusitmpoS

и  a взрыхление _ . . _ _ 
4 M0X QHU wee л и л  <p</A*ry»of

А гр е га т
блок насосоё' ёзрь/х пЯ/ощ ей промь/еки

Промыёочная ёсда
измеряемый
параметр Даёление

Место установ
ки отборного 
устроистёа 
или местного 

пробора

ёсасыёанзщий
патрубок
насоса бзрых- 
Л я ас of Си 
промыёки

Напорный 
патрубок 
насоса ёзрых- 
РЯмщей 
промыёки

У/Щ
ГМ,

гм

Отборного
устройства

ГКУ-3736-70 г к ч -з т -т оМестного
прибора

У° позиции ло 
спецификации 1 1 * U * U  и

1

Лепечень элем ент o f

Позиц.
Обозна
чение

Наименование КОА Примечание

/ Крен контрольный трехходовой 70М7 
с/у fS. Ну 1.6776) ТУ26-07- /os-i- 73 1

г Отборное, устр о й ство  76-60 
Т К У - ЗШ ?70 3 изделие м з у

рриёязан

Мнём?
Формат /2

К  подогреёателл^ Агрегат
б л  он циркуляции горя
чего ёодоснаблк е ни Я

измеряемая
среда Циркуляционная ёодо Гб.

измеряемый
параметр

Нибле негуяиробагАые Рас- 
ние до олени я под

Место установки 
Отборного устрой, 
стёа или м ест
ного прибора

Тр-од из сети 
горячего 

водоснабжения

KMSH,
ТХ,
тм

Отборного 
У строй стёа

гкч
3/37-

70

ТКУ-3762- 70
Местного

прибора —
М позиции по 
специф и нации 3 2 / _

Перечень элементе#
7Ж~"
обозна
чение Наименование бол. Примечание

/ Крен лробкебь/й проходной 7746 6К 
с/у 75. РиН70> ГОСТ79*93 -  73 1

2 Отборное устройство 76-60 
ГКУ-37УУ- 70 . , / изделие мзб

3
Труба стальная бодогозоррободная 

76 ГОСТ 3262- 76 г м

U3

ПриёяЗаН'

Шёл/

щ _
В

%2B££!L

КашииЫН

'дрШщЬ
(оочкоёаН к о т Норчкоёо___

Шин^барднлш де_Щ
Семаеба

ГП $03- S-2/SMAtmS- /4
полносборная когельма/Я с ЧхолинхмиДб /О- /Ч/Н ЗлЯ 
сельского строителлстёа. Томиёо гал^езерё мазут

'  Лис/поь

togtft/u горячего Го с с тр о й  СССР 
Г Л и  /Ърб к о о с  ки й  
С сгн те хп р о е к т



бхладитель ib/napa.

Лодки с ленна* бода
V3 додоподготобки

Лад кисленная Soda к
питатель ному деаэратору

Лереэат блок охладителя бл/паоа
* * 4  ’/ А Р Хинсиищенна» Soda
измеряемыйпараметр Регулиробание уробнЯ
Место устаноб- 
ки отборного 
устрой cm о а  
ш и местного 

прибора

У  регулирующего клапана  
на химоиииценнон бобе 

к деаэратору

УМВн
ТК,
Гм

Отборного 0 
Устройство
местного
прибора

У е позиции по СпеииоРиКации А - т  1 л - т

#31 б/1*/1 
Р З -J M -x . / i

/  г

Перечень элем ентов

ПрЗиц,
w Нуименобание ы Рримецание

/ /ГороЗксг соединитель но/Я КСК-/6 
7636. /733-7S 1

2 металлорукаб защитные/
РЗ-РЛ-kd/S ОТУ 2?-//&-£7 3 м

3 пробой медный ns / /збо 
ГОСТ 6333- 73 15 м

СИ черт.
ЛТМ2*7,ЛЛ2

и  ^

03 / S(/*/) 
РЗ-ЛЛ-X-fS

&

A - i9 -x r

т п  903- / - Ж Ш г м / - &
ЛолносЗорна* Хо/пглом*л с  4ju

Госстрое СССР

формат 1Z

дерегат блок насособ декарбониз иро банной боде/
измеряемая ̂  

среоа ДекарВониЗиробанная бода
измеряемый

параметр Дабление \II

Место устанобки 
отборного устрой 
тба или мест*
ного ̂ прибс •

Scacufatc 
щий пат*

' рубок нам 
са декарбо* 
НиЗиробош- 
ной бодь/

Напорный 
патрубок 
насоса де- 
карбониЗи. 
ро банной 

боды

У  регулирующего клалано/ 
на де кар 5ониЗиро банной 
боде к подпито иному 

де аэратору
нА,ф
ТК,
7М

Отборного.
Устройства ГХЧ- 

J/J6 - 7С
ГКУ-

3737-70местного
прибора

ус позиции по спеииеоилании / 2 3  4 С-бкб с*лйб

I' I '  в й

Уаймена бание Кол- Лрамеисгние
/ г
2 /S~Sa г изделие мз я

3 Мо%4£%у/°*£ /*ительн<,я хек-/6 1
4 металлорукаб защитныйРЗ*ЯЛ~х~/5 07У 22-//^Л 7 3 JL------------- -—

S 16 м

ем. vex/»
ЛТМ г -Z ЛА.Х

Г  л  9 0 3 -/ -Ж Ш Г /* / - /О

>о

ла/х/̂ оРзя: и» формам/2
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Jt9 &P2.0fT) А  77 п  К п о д  к а с р е  м а я
J7 С л'С % w/'/

измеряемая Кре? * т -г  eef f a*  I к и с л о т а
Р и т а т е л ь н а г я  у/отательнаЯ  и  17?о д п и то  */наЯ 

б о д а  \педпитоиная бода\ бода
среда

измеряемый Л а б л е м и е _________ P e z y p a p o i  
— ----- ■ ■ ■ ^— —

?сумае со де р ж уо/моя P H
п а п  о м е т р

Место у с т а н о в 
к и  о т б о р н о го  
у с т р о й с т в а
и ли  м е с тн о го

ЛЛУ//̂ ЛЛ/У

Напорны й  
П а т р у б о к  
нас оса - 
д о з а то р а

В 03 д у  си
нь/й 

ко р п а н

Н а  сос - 
д о з а т о р  

V /

М а с о с - 

д о з а т о р  
н г

Н а с о с -
д о з а т о р

Н З

умен
Г К

Утборного
устроосмбрт
Местного

T K V -
3 /3 7 -7 0

ТМ
Ы поЗ< 
с^ец

ииии /го 
цфикации / \ * ш Т 1 6 ос-ЗУ ж  1 зс-бУе зс-зе ж  ос-s e e зс-ззж  or- s s e

СП

*$Ч/

r-OO— — ----Od---  —tXJ—I

Насос -  
/ д о з а то р

насос -  
! доза то р

/  Jc-S4*c J Х -£ 6 ж  Д у р Н

XS4*
т

л А / & л

TSSe

й

К репка я серная кислота  
из м ерника

См. </ео/п А7М2- У, 
бб.Х

Лер eveмб э ле м е н то в

|| | Наименование кол. Рромеианое

/ Отборное у с тр о й  cm бо б
Комплектно с 
Не/сосом- дозомапон

2 Кран контрольный трехход о бой
М м / У  у /б. Рч / е  //6) ту  се -07-/o s / -73 2

3 Вентиль запорный муфтобь/й 
/ян* ебк o/y/s.Pxes/esi roc/S7s/-74 2

S

Труба стальная беси/обна» /Ух е-ео  
Гост 6734-76 2 М

ASpeSKa С09димитдд*мая АС К- /А 
ryj6. T7S3-7£ /

4 е
Мталлорикод Защитили) 
Я1-ЯЛ- Х-?£ ОТ У  / F -  //3 ■ £7 9 N

7 «9 И ? /З Я М  * * ' ' 3' * kб М

ТП  JT M /-/7

полносборная котельном сЬхешаноде'/е-М/м&я 
маскою строите/нш£#.Ялмймжел£м*мт

f*'mm Р/Л/7Я ЯШЯГМ

m n -н
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«Vi
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£
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«<*«V* «ч

Ч » а

x r / j X7 fIf

£ i \L 6 :'£]£|й2 /)£)JL±\s 16 ТАг е /а
5:$!|5!|

Ч

v №
1

д а -

С х е м у $  н е  ш  н  v  х

П е р е  С и  я  о
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СЛ7&/*М&

См. электротехническую  
часть лроекта

см ч е р т  е ж  Р Т м /-  р/,  22

См ЭМ  к /77р о  m  C X M i / v e c f c y A Q

Л  С £ а Я Sokoiara г  т е м к а

У п хтг ХТЗ X7if
С хем у ём еш них п р о  &  о Сок см. чертеж ЯТМ7- 2 /, 22

Л о а ё а я  В о к о б а я  ст енку

хгге *тге
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А г р е г а т Д  е  а  э  р  <у  ч  и  о  н  н  о  -  я  с/ т  а  т  е  л б  н  0  я  и с т  с/ н  о  ё  л е с у
С/Зм е р я  а м и я  

ор о б а
Омагнииен- 
н и я  ёоба

#

Ом и г  ничей- 
них боба

Д еи  эр up 0 б а нл/ох  
боба / 7  и /7 7  а  т е л  ь н а  я  S o d a / 7  с /  р

Х им о ч и щ е н н а я
б о б а

Я и т а т е л  о н  а л  
б о з а

С/Зм ерх ел* ь/ а  
п и р  и  м е т р Т е м п е р а т у р  ц Д а ё л  ение Т е  м п  е р а  т у р а Л а б л  е м с / е У р о б е н б Д а ё  л е н а е

Д е г у л и р о ё а н и е  
б  осёл е н и п

Р е  гул  и р о  б  и н о е  
у р  о ё н я  §  беаэра горе

Р е г у л  и р о б а г н и е  
б а б л е н а х

М е с т о  у с  т с / н о б -
лги о т б о р н о г о  
у с т р о й  c m ё а  ш и  
м е с т н о г о  п р и 

б о р  а

T p - o d  
п е р е б  и  з а  
О х л а б и т е -  

лем Д еаэри
р о в а н н о й  

бобы

1  1 

н
*w «

■Ч

T p - o d  п е р е с 7 и  з а  
Ох а  а б  о т  ел е м  
б е а э р  и р о б а н н о й  

б об ь/

T
p

-o
d

 з
а

 
с?

е а
эр

ат
ор

ом ВсисА/ёи/о- 
о/ий и  напор' 
Нб/с/ п а т 
р у б о к  п и  ги
т е  л ь но г о 

на со са

/ Г и т а  т е л  ь нь/е  
н а г  а с т р  а л  и  
к  о к о н о м и с / я е -  
р а м  к о т л о б

Д е е /  Э д н а  /7 7  о р >

//аропробох? 
о ере б  п и р  о - 
ё ы м и  п и т а -  
т е л л н ы м и  
н а с о с а м и

{/ р е г у л и р у й  и/е го  
к л а п а н а  н а  

н а р о п р о ё о б е  к  
d e a j p a m o p y

б л о х

О х л а б а / г т е л я  

66 т а р а  

(и е р т .  Д Т М /  - / 5 )

4/р е  гу л и р у /о щ е го  
к л а п а н а  н а  р е 
ц и р к у л я ц и и  п и 
т а т е л ь н о е /  б  об 6/

Им ен

Г М

О тЗ ор ного  
у с т р  о 0  с/гу 8и £ Г М 4 -

/4/2-75

/ г н ч - 
/4 2 - 

7S

Т /С 4 -

3 /3 6 -7 0
3  Г М  У  ~/42~75

7 К 4 -
3/38-

70

ГК 4 -  
3/39-  

7С

7 Т М У - 2 2 0 - 7 6 Д о  т и п у  2 Т М 4 -/39 -7 0
724-3/39-70 —

М е с т н о г о  
при З о р и

З Т л / 4 -  
9 7 - 7 3  j

Г м у -
/0 7 -7 3 —

У  позиции п о
Со ей и  уз и к а ц и и д-/\д -г Д -S Д - 7  Д - в Д -s  \ д - 4  |д - 6 Д -9 ,

д - / о А - / 0 д-/з Д -/ 7 а . Д -/ 6  Д -/9 ос Д -/ 4  |Д -/ 5  |Д -/ 8 а М - Н  д - / 2 д - / б ё  Л - М б Д - / 7 6  Д -/ 7 6

» » ‘ I * ■ '
1 1 1

/7fio e Уе^ ,9Л еменгоб
ДОЗ,

Обозна
чение

//с/им ено б  а  н а  е кол. Д р и м е у с у н и е

/
к р и н  Контрольна// т р еххобобоО  
/УМ / бу/s. P y / ,6 f jG )Т У 2 5 -07- /06/- 73 г

г
В е н т и л ь  Зопорнь/О т р е х  хобо 6о 4  
/О/У-ООБ с/уб. Р у  2 0 (2 0 0 ) Г  У 26-3-05-002-72 2

3
В е н т и л ь  Запорнь/и м у р то б ь /С /  
/$¥бл 2 бу /5, Ру /. еТ/е) ГОС Г /8722- 7J 4

4 О т б о р н о е  У с т р о и с т б о  /6-225/7  
Г У  30. /258-70 S

S
О т  б о р н о  е у с т р  о 4 cm  ко - /6 - 2 2 s y  
7 У  36/238-70 3

о
Отборное Устр о и е гб о  64- 200/7 
7У 38 /258-70 £

7
к о р о б к а  с о е б и н и  толь н а х  к  с к - 8  
7930. /753 ~ 75 /

8
к о р о б к а  С о е б и н и те л & н а я  /гс к -/о  
Т У  30,/753-75 3

8 гон числе /и/т.ё  
блоке охлчб бь/оира

9 к о р о б ка  с о е б и н и т е л ь н и х  к с к -3 2  
Т У 3 0 /7 5 3 -7 5 /

8 блоке нес /оных 
прибороё Н /

/0
Труба с т а л ь м а х  бобогазопробобнах  
/S ГОСТ 3 2 0 2 -7 5 3 М

//
Тр уб а  с т а л ь н а я  э л е к т р о с б а р н а я  
3 2 х / 8  ГОСТ /0704-70 3/ М

/2 Т р у б а  с т а л ь н а я  б есш о бн а я /4 x2 -2 0  
ТОСТ 8734-75 76 М

/3
М е т а л л  о р у к а ё  з а  щ и т н ь / и  
РЗ-А Л -Х -/5  ОГУ 22-//8-67 7 М

/4 Д робоб м ебнь/4 /76/ /380 ГОСТ 6323-79 34 М

/5
кабел 6 к о н тр о л  ьнь/t!/ к в в г  4х / 
ТОСТ /508-78 S 9 М

/6
к а б е ль  К онт рольнь/и K 86P /Ох/ 
ГОСТ /508-78 SO м

/7 к а б е л ь  К о н т р о л ь н ь / и  Д К 8 в п 4 х 2,5 
ГОСТ /508-78 so м

/е
кабель конт рольнь/4 А к 6 8 Г  /0*2tS  
ГОСТ /508-78 2*5 м

A*ser4’v2,s 60m

/ S 8
•*)
ГчV£1
ч

7p.3Sr./J ? M 1
k s e r  4*/ 5 9 m  

Tp  32 x /, 8 6m f

/e/от управления /7 / бспомоваптельнего 
о dopy do S  с/ния f  vep/n. J/ 7M / -  /8 )

S a p  at м е с т н ы х  п р и б о р о б  H  / .С х е м а  п о б к л / о ч е н и я

/. {/ с т а н о б к а  а  з а к а з  ЗО'клабнб/х к о н с т р у к ц и и
d * я п р и б о р о б  т е м п е р а  турА/, У с и л е н и я  о  у р о в н я  
б ь / п о л н е н ь /  £  т е л  л оме* х а  нс/ ч е с к о й  ч а с т и  п р о е к т а

2. До нарезку бл инь / кабелей a труб уточни mb 
ПО М  Ре/ту.

3. Л / о н т и / к  8 а  и /с /тн о го  Зон у  л е н  и я бь/пол н и т ь  
С о г л а с н о  и н с т р у к ц и и  /то м о н г& тк у  з а щ и т н о г о  
Зазем ления и  з а н у л е н и я  8 с //2

Щ

*ъ*>>

/о TS

в /  М М  с  С СССР.

Т П 9 0 3 - i - 2 1 S M  А Т М / -2 /

»5Г—
Полносборная котелАния с 4  Коглама Д £  -/0 -/4 рру 
бля селбсхого сгроигелАотёч. ТоплиОо гиэ, резерв налу/»Г  и /7 Солобьеб.

п р и  В я з а н  •• Учу. о/пб. Хишицб/н Сгс/Зая Л и с т П ист об
ГА. споц. KopvKodU д /
Рук.щр. ХчритоншЬ
//КОНТР. 8орчко8а Деч*раиионно- питательная 

уст инобка. С хем а  ё н е ш - 
н и х  проёо бок.

пооом роО у Т Я —
Феб.чнк, /ЬромичА /  ПН  ГОр АКОбСКии 

С  А А/7 6 Х /7 А 0 6К Г-гТ н б .У ЛРд(мок Се н и  о Ой & с/~



А г р е г  a m
и з м е р я е м  а я

с  р е д а

И з м е р я е м ы й
п а р а м е т р

И  в е т о  у с т а н а В -  
ки о т б о р н о г о  
у с т р о й с т в а  
и л и  м г е т н а г о  
п р и  б а р а

Темпе
ратура

N МВН

Т К ;

ТМ

О т б о р н о г о
у с т р о й с т в а
М е с т  н а г о  
п р и б о р а

В  а З о п о д о г р е  В а т е  л ь  н «=« Я

О б р а т  н а я  с е т е В а я  Вода

о

ГО С 
Ч Ji j
CLE £

ЧТмЧ-
142-
75

N позиции по 
С п е ц и ф и к а ц и и  | С-  1

Д а в л е н и е

у с т а  н о В к

П р я  мая сетеВая

Тр  - а д  
из т е п л о 
с е т и  да 
и п о с л е  
г ря з еВика

Т К Ч  -  

3 1 5 6 - 7 0

С - 10 С - 11

Т е м п1- P arrf y p a Дабле
Hue Р а с х о д

Т р - а д  из

т е п л о с е т и

Темпе
ратура

В о д а ________
р е г у л и р о в а н и е

Т р - а д  В т е п л о  с е т ь

ТКЧ-3152-  70 12ТМЧ -/73-75

С-15 С-17 С - 9 а C - 9 S

ЧТМЧ-  
-14 2 -  

75

С- 2

Т к ц -
3 f; 9. * L ^ gggg -,,57-

70

С - 12

з з о с т

С~20а

2ТМЧ

75

С-226

т е м п е р а т у р ы

у  р е г у л и р у ю щ е -  
?а к л а п а н а  н а  
m p y J o  п р о  В о д е  
п е р е п у с к а

С~22г С - 2 2 В

Б л о к

с е т е  б ы х 

н а. с о  с о б

Б С Н  - 1 8 0  / з г 5

З . Ч

1 А А 1
а
а;с;
с;
з
с
а

Б л о к  м е с т н ы х  п р и б о р  об Н 2  

(  ч е р т .  А Т М  1 - 2 7 )

А К В В Г  1 0 * 2 , 5  4 5 м
Тр. 3 2 * 1, 8 2  м

П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в

поз.
Обозна
чение

Н а и м е н а В а н и е Кол П р и м е ч а н и е

1
Кран к о н т р о л ь н ы й  т р е х х а З ofiou 
1ЧМ1 Ыч 15. ^Рч 1.6(16) Т У  2 6 - 0 7 - 1 0 6 1 - 7 3 4

2 Вентиль з а п о р н ы й 4
К о м п л е к т н о  с
прибором _ ...

3 В е н т и л ь  з а п а р н ы й  м у с р т а Ь ы й  
15ч  8 п  2 d y i  5. Ру 1.6 ( 16) ГОСТ  18722-73 4

4
К р а н  п р о б к а В ы й  п р о х о д  н а й  11ч65к 
Ы у 1 5 г Р у 1(10) ГОСТ  19193-73 1

5 Отборное у с т р о й с т В а  1 6 - 2 2 5 У  
Т У 3 6 .  1 2 5 8 - 7 6 1

6
Коробка со е д и н и т е л  ь н а я  К С К - 8  
Т У  3 6 . 1 7 5 3 - 7 5 2

В б л о к а х  
насосо В

7
К ор о бк а  с о е д и н и т е л ь н а я  К СК- 16  
Т У  36.1753 - 7 5 4

В там числе 2 ш т
ft К л п к -а Х -----------

8
К о р о б к а  с о е д и н и т е л ь н а я  КСК- 32  
Т У  36.1753-75 1

9
Т р у б а  с т а л ь н а я  В а д  о г а З О п р а В а д н а я  
15 Г ОС Т 3 2  6 2 - 7 5 3 И

10
Т р у б а  с т а л ь н а я  Э л е к т р а с В а р н а я  
32x1,8 Г О С Т  1 0 7 0 4 - 7 6 34 м

11
Т р у б а  с т а л ь н а я  б е с ш о В н а я  1 4 x2 -2 0  
ГОСТ Я 7 3 Ч - 7 5 109 м

12
М е т а л л о р у к а В  з а щ и т н ы й  P 3 - A A - X - 1 S  
О Т У  2 2 - 1 1 8 -  6 7 6 м

13 П р обод медный ПВ1 1 *80 Г0СТ6323-79 3 0 м

14
Кабель к о н т р о л ь н ы й  К В В Г  4x1 
ГО С Т 1 5 0 8 - 7 8 35 м

15
Кабель к о н т р о л ь н ы й  К В В Г  10x1 
ГОСТ 15 0 8 - 7 8 47 м

16
Кабель к о н т р о л ь н ы й  ЛКВВГ4*2,5 
ГОСТ 1 5 0 8 - 7 8 10 м

17
К а б е л ь  к о н т р о л ь н ы й  А К В В Г  7x2,5 
Г О С Т  1508-78 87 м

18
Кабель конт рол ьн ы й  А КВВ Г 1 0 x 2 , 5  
ГОСТ 1 5 0 8 - 7 8 200 м

1 . У с т а н а 6 ка и з а к аз  закл адных ко н с т р у к 
ции д л я  придораб т е м п е р а т у р ы  , даВления 
и уробнр,  фланцеВых с о е д и н е н и и  для при-  
бораВ р а с х о д а  Выполнены В т е п л о м  е х а -  
ни ческой ч а с т и  п р о е к т а .

2. Да нарезки  д л и н ы  к а б е л е й  труб уточ
нить по месту  •

3. Монта** з а щ и т н о г о  з а н у л е н и я  Выполнит ь  
с о г л а с н о  и н с т р у к ц и и  по м о н т а ж у  з а щ и т 
ного з а з е м л е н и я  и з а н у л е н и я  В С Н 296-81  
М И С С  СССР .

Щ и т  у п р а в л е н и я  N1 В сп о м ог  а т  е л  ь н ого
(  Ч е р т .  А Т М 1 - 1 - 8 )

о б о р у д а В ания

Блок местных прибораВ N 2  Схема подключения

О
О *4 С\|

10 15

♦Л ^

В&од ~ 2 2 0 В  (раб ачии и резерВныи) 
по проекту силоВого э л е к т р а а б о-  

рудаВания

С-ХТ1

ГИП Соловьев
П р и  В я з а н : НачоптВ Кашииы*

/л. слей. КарчкаВа
Рык.гр. ХаочтаноВв
Н.конто КарчкаВа > А а

Инб.Ы® Семаеёа R -

Т П  9 0 Z - 1 - 2 М , М ,  А Т М 1 - 2 2

Полносборная котельная с Ц  котлами Д Е - 1 0 - 1 4 Г М  
для сельского строительстВа.Таплиёо газ,резерв мазут

fflisffi к н м  р г с е т и

В а д о п а д о г р е В  о т е л ь н а я  
с т а н а В к а  С х е м а  
н е ш н и х  п р а к о д л яt

1
ГОССТРОЙ С С С Р

Гпи гоРы ковойии

Ш В Ш И Ш
К п п и п п б ч я  Гг»чи~Г -

20072 - U ВО
фо р ма т  22
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Дере г  a m

измеряемая  
с р е д а

Измеряемый
П а р а м е тр

Место у с та н о в 
ки отборного  
у  с т р о й  с т  Яа 
или м естного  

прибора

В  о д о п о до г р е ёСГ т е л ь маг я
UC* % d Z * ^ ^ ik  иСК£вЗаЯ ‘iZ Z T ^ io A  Л о д п и т о ч н с я  £оЗ*

Тем пература  
ГЛр-од 

перед и за 
Л7Аолообмен- 
нухом н е -, 
прерывной 
продудки

Да&ление Температура Р а с х о д Уро Я P/VO

У о  гп  сум о  £  к

Дат 8,
П а р

НодлитоинаЯ

I I Т р -о д  перед и 
З а  те п ло о б м е н н и 
ком  непреры вной  

лродуЯ /си

П
/Пр-сд 

Р а  лодли/п- 
; к у  т е п л о ,  

с е т и

'■пение
~ киродание  
давления _ш£х*

vnoo<*
Я°д&

__ание  
деаОАсггоое

Д  в а Эр су т о р

Урегулирующего 
клапана н а  
пар а  про во де 
/с деаэратору

б л о к  

насос о €  декар- 
So низ ироЯанной 

Водь/

(черт, ятмг-fSJ

5  д о к

по д л и  т о  инб/х 
НСГСОСоЯ 

S/7/Z- /0-30

4

блок местных пробе 
(черт. ЯТМ7- 22

роЯ б л о к  м е с т н ы х  п р и б о р о в  Ы З  
/  С е п т . Я 7 м  7 - 2 8 )

ЯК8ВГ 70^2,5 4 7м
Тр. * e * i s  &

Я к В  6 Г  10x2,5 43н 
Тр. 32*/, 3 Ум

35м
Л к В В Г  10x25  

/f7fr.32*7,S 8н Г ЯК88Г 7x2 5  35м
Тр. 3 2 x 7 , 8  З н

Щ и т  управления  V  / Яспомог а  те ль н о го с б о р у  до -
3су ни я  fvepm. Я Т м /  -  / 8  J _______________________________

Блок месп™*'* nPuSofioi л/3. Схема />одклм>че*иЯ

ТП 903-1-2ШЯТМ1-22

Капиал£м : U.^L 20072 41 флам-у 72



Я г р е г а т

О з м  еря енгая  
с р е б а

t/ З м е р  я  е м д / б  
/ 7 о ^ л г  е т р

М е с т о  у с т а н о в 
к а  о т б о р н о г о  
{ / С т р о и с т 8 а  
ил с/ м е с т  н о  г о  

я р и  б о р  o'

НМв*Л О т б о р н о г о
у с т р о й с т в аГАГ,

ГМ М е с т н о г о
яре/боре/

Я  РОЗие/е/е/ Я  О 
Спе с/ и  <р и х  c/tft/u

У с  /77 а  Н  О  &  # < 7
lfe/ р х у  л я  и  и о н н а я

8  обе.У Г  3 ,
Ге нгпо
рогу  р  с/ Д и б л  p>v</e

Г р  - о б  /7 е р е б  
{/З о/ я о б ч г р е -  
8 а 'т е л е л у  е/ир - 
К у л  я ге /и о н н о и  

бобб/ А & .

З Г М Ч -
///2-75

Г - /  \Г-2

ч

Ч5>
I v о

г а ч -

3 / 3 7  -  70

Г -/3 Г / О Г -2 2

£ - °  /° Я  < /€ >  Р  Г ) £  о  d  о  с  // <у < г  е  м а я

Г е м п е р а -
т у р с /

ЪЧ*

А-Ь

S  о d  с/ г о р я  </е>го £ 0 о с н  a  d  м а я
р а с  -  у/аЗле
хо б ни е

Г р - о б  8  

с е т ь  Г. в.

// Г Л 7 Ч - 
/ 7 3 -7 5

Г - /26 Г -/2  а Г-28

Т К Ч -
3/S2-

70

Г-20

Т е м п е р а т у р е / Л  а & л  е  н и е

7р> я  е р е  б  и  ^  <у

/ / о б о г р е в а т е л е м  Г .& .

2 гм v -/02-
75

Г -О  [л .5 \ Г -€ \ Г 7

Г А Ч - 3/37  
70

Г-/€ г-/7  Г-/8  Г-/9 г -30

Р е я  у  л u p  о б а -
не/ебабленчя ь а г у р б

Темпе -
67 а р

Регул ияоГание 
те м п е р а тур ь/

Гр -  о б  я  е р е  <7 
б е а  о р а т о р о м  

Г А

ГЛГЧ-3/52~7С\Ъ  
^  •

Г / о

7р-об з б  
беоэра- 
т о р о м  
г.З.

 ̂1 
^  V.

о ̂  5s ̂
< i§  ь а*
1^1

Л / /  Г -2 9

Д а О л е н и е

Г ? ?  W oponpo- 
*о &>б/?е/зеб

£

яобогре- 
8агелем  

Г в ,

ГАГ О - 5 / 3 9 -
70

/Ь яч ен сая?
Р я б о -■gt_

Темпера тур б
Дабле- Рагреясе-

т \?обогре-

л ь

Гр-об  за

Озтелел
Г. 8.

Г М Ч -/ 6 3
7 5

нее

Шe-S
Т А Ч -
3 /3 7 -

70__________________________________2 T M 4 - G / / - 7 3

Г - / 5  Г-20 Г -2 /  ~~Г-3 [/•-<? |/=^ Г -2 3  Г - 2 5 а  Г ~ 2 € б  6 - 2 7 б

пае

J e e r s -  
р и т о р

2ГЛ/у-22€ 
7S

ТМ //0 7 - 
73

З о б а  Г 8 .

{ / р о & е н ь

Р к к у м у -  
Л ягорнь/и  

бал- V  /

Р к к у л л у -
ляторнь/и

бахл/2

2 Т М < / -/ З в -7 в

бло/с
б  су coco &  го р я 
ч е г о  £ о б о -  

С А а б  л с е м и х г  

6 Н Г 8  6 5 / 2 2  4

U I U

6а ох  местнл/х ярибороб л/ &
( 'ч е р т .  А  г м / - 2 9 )

/Те р е ч е м ь э ле м е н то в

По за  а. 
Обозна

чени е / У а и  н / е м с  б а н и  о Аол. /7 р а м е  и а м  а е

/
/Кран Контрол6Н А/6 /преххобобоО / 9 м /  
a /y/S , Г у /.66/6) Г У 2 6 - О 7 - / 0 6 / - 7 3 /

2
А р а н  я р о б к о б ы и  я р о х о б н о б  / / ч б б х  

б у  /5, Г У / 6 / 0 )  Г О С Т  /9 /9 3  -7 3 2

3
в е н т и л б  Запор н а /</ м у р т о б о / б  
/ 5 ч б п  2  б у  /5, Р у  /. 6 6/6)ГО С Т/87 2 2 -7 3 б

б
З е н т и л б  З а п о р  н а /и  / 5  К  Ч /8/7 
6 y  /Sf Р у  / 6 6 / 6 )  ГО С Т  / 8 / € / -7 2 2

5 О т б о р н о е  у о т р о б с т б о  / 6 - 8 0  
Г А Г Ч -3 / У Ч -7 0 8 ч з б е л и е  М 3 * /

6 О т б о р н о е  у с т р о б о т б о  / 6 - 2 2 5 у  
Т У  3 6. /2 S 8  -  7 0 3

7 6 т б о р н о е  и с т р о б с т б о  / 6 -2 0 0  
Т А Ч  - 3 0 2 8  -  73 / ч збе л и е  М 3  У

б А о р о б х а  с  о е б а н и  т е  л s м а я  А с а  - 8  
Т у у € .  / 7 5 3 -7 5 2

9
б о р о б к а  о о е б и н и т е л б н а я  А с  а/ - / о  

Г У  J 6 . / 7 5 3 -7 5 2
Зблохах насоси^  
и м е с т а/х прчбороъ

/О
Г р у б а  с тс ул ь н а я  бобо  г  а з о я р  о б о  б н а я  

/ 5  Г О С Т  3 2 6 2 - 7S / б М

/ /
Г р у б а  С т а л ь н а я  Э л е х т р о с б а р м а я  

3 2  */. 8  Г О С Т /0 7 0 8  -7 6 3 0 М

/2 Т р у б а  с т а л  а м а я  б е с с / о б н а я  / 9 x 2 -2 0  
Г О С Т  8 7 3 6 -  75 8 М

/3 М е т а л  л о р у х а б  з а и / и т н А / б  Р З - б л - х - /5  
О Г У 2 2 - / / 6 - 6 7 3 М

/ 6
П ро б о б  М е б м ь /б  /78 /  /  3 8 0  

Г О С Т  6 3 2 3 -7 9 / 2 М

/ 5 А  а  бел 6 А& м м до Лбм б/О  А 8 8 / 1 8 * /  
Г О С Т  / 5 0 8 -7 8 6 7 М

/<Г
/бабел i  К о н т р о л  б н ё /б  А 8 8 Г  /& * /  

ГО С Т  / 5 0 8  -  78 S O М

/ 7 Г а  б  ел с /с о м тр  ол 6 нь/С/ /7 Г 8 8 П  7*2,5  
ГО С Т  / 5 0 8 -7 8 S C М

/ 8 Г а  бел 6 К о н т р о л  ь н а  / б  8 * 8 8 Р  /0  *2, S  
Г О С Т  /50 8 -7 3 4 7 м

I  1 1 5  й

/ Установка с/ Заказ бах лас/н а/х Кон
струкции 6ая ярибеуроб температу
рь/, баблемая и (/р о 6н я б  а /я о л не не,/
£  я г е п л  о м е  х а м и  ч е е / к о и  ч а с т ч  я р о е х т а .

2. Д о //аре загс/ блинь/ к а б е ле б  и  я тр у  б  
у т о ч н и т ь  я о  М е е /п У

3. М оа/ я тс хус  З а и / а т м о е о  з а м у л е м с / Я  

§&/по л ми mb со/л иен о о м с т р у х с / ч ч  
по м о н те /х су  з а а / ч т н о г о  з а з е м ле - 
Р Ч Я  и  з а н у л е н и я  О С Я 2 9 6 - 8 /  М М С С  
С С С Р .

8-7/S

Л -

/ 5 8

1

V.

$ 1!
<

1N
Ч

|

\к/ 5 8 71

i i

*4
к
ч

7>

ч
§
ч

ч

Ч ч
5
ч !

е в в г  4 > /  
г р  3 2 *  / а

л г в в г  /QX2.S 47м
Т р .3 2 * / ,8  2 м

Д Р О Г  / О а/  5 Р м
Г р . 3 2 * /.8  2 м

723

9-7/S

/О-7/S

~ Х 1

?
6

3 -/
3 -2
~ГЗГ
</-/

Г -Х Г <

/7 * 8 8  Г  7 * 2 5  5 € н  
Т р .3 2 * / ,8  О н

O /t/ л т  t / n p a  £  л е м с / р  6 2  £ с я о  м о  e a  т е  л  ь н о  г о  
о б о р у  б о & а  н и  я  /  ч е р т .  Q T M  / - / 9 ) ___________________

б л о к  м е с г н б /х  /7р иб о ро £ 6 4  
С х е м а  /7  о бхл аоч е н ч я

//нб.л/о

ГО П

/л.споц, 
Ру *  гр

7ехж/л

Солоблеб ^
Яау.оЫ бач/ацА/ы

Г ояу*  о

Мхон ГР Горохоба
Зебмнж баранышеА ’7>г v,~ЧТ~----—  si_____А. -ГГТГр-ОенуеёП

1 0071-Н

Т б  0 6 3 -/ -2 / 5 .W -

Полносборная хотелбмаяс Чхоглана4 ^ -/0 -/бГМЗля 
селбехого crpot/толбсгбя, 7опл ибо газл резерб мазут

At/cmef

Ус та но бха горячего бобо- 
снабжения. Сленга б  не to- 
нчх про бобо*

Стадия А и ст

/
ГОССТРОЙ СССР 
ГП8 Горбхобсниа
О А н т е х я Р б е к г

22 //споря б а л  : ф  / -  ф о р м а т  22
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А
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/X
r

А г р е г а т
измеряемая

среда _
{/змерремь/а

п а р а м е т р

Ки отборного 
устройства и ли  
местного  
прибора

Н Н в Н \  О т б о р н о г о  7/Г у с т р о й с т в а  
т м  I м е с т н о г о  

Л 7  I п р и б о р а  
~ П п о з и ц и и  С Т О  

с л е и и с я и к а ц и и

Обще к  о  тельные 

~~ п  а

тр уб о п р о в о д а /

Д а в л е н и е

Ш ,

*I f L *|gс̂ |8г<§

ТАГУ-3/39- 70

Г - / Г-2 г -3

Р а с х о д

Г7аро
про

'провод н а  
изводство

П а р о п р о в о д  
от к о т л о в

Г к и -
5/Зв-

70

30 Ю 34-42-490-00 2 5 ОСГ3 4 -4 2 - 4 9 0 -8 0

2TM V - 68-73
г - 9 Г-б а Г -5а

Гр. /4 * 2 -2 0 ^ ___

блок местных 
приборов н 4  

(черт яг///- ру)
дат  Ш

*  Й *1—1— E L К -

/ Остановка а заказ закладные конструкции д л я  
ар оборов температурь/ и давления, фланцевых  
соединенно для проборов расхода вы полнены  
в  тепломеханической части проекта .

2. Д о  нарезка длань/ кобелей и труб уточнить  
по месту

3. Н о н  г  а/к 3 асцитного з а н у л е н и я  в ы п о лн и ть  
с о г л а с н о  и н с тр у к ц и и  п о  м о нта ж у за щ и тн о го  
з а з е м л е н и я  и  за н уле н и я  З С 9  296- в /  М М  С С СССР.

в. Д л я  приборов п о з.Г -9  Г-/О, Г - / (  Г-/2  в х о д я щ и х  
§  Г Р 9  п о  серии 4 9 0 5 -/ /  в ь/п ус к 2  у с та н о в к а  

п р и б о р о в , у с т а н о в к а  и  за к а з  отборн ы х  
у с т р о й с т в  и  з а к л а д н ы х  к о н с т р у к ц и и  в ьл  
п о л н е н о /  в  ч а с ти  га з о о б о р у д о в а н и я  к о т е л ь 
н о й

/ 1 3 пi
!<

*
<

П е р е ч е н ь  эл е м е н т о в

Лозиц. 
обозна
чение

Наименование Кол Примечание

/ В е нти ль запорны й /8
комплектно 
с пяидояон

2
iSenru/ib Запорнь/й SS/ev <0/7 
О ?/5 Р9 /.6 О6)  ГОСТ /5/б/-72 7

3 вентиль запорный /5кч 78р 
д.ч/5 Р л 7.6(/6)  ГОСТ 576/-74- 4

4 вентиль з  опорны й фланцевый  
/5с 27НТК 7 д л  75. Р*/6.4-/ь4)ТУ26ш 7- f227-79 2

б Ф/тнеи. cfyt5. Р у 6.4(64)ГОСТ/253/-67 и
6 //ран конгрольньш трехходовой  

74м / д У  76 Р у 76 (76) ГУ гб -07-706/-73 2

8 Отборное устройство /6-225У
Г У  36/258-76 /

9
Отборное устройство /6-2259
т у 36 7258- 76 5

/0
Отборное устройство /д-50 
ТКЧ-3437- 73 / Озделие МЗУ

77 Коробко соединительная к с к -8  
Г У 36. /753-75 2

/2
Коробка соединительная КС К-/б  
Г930 7763- 75 3

5 том числе 2шт- 
8блокахН5аН5

/3
Груда ста льн а я  в  о до газопровод
ная 75 ГОСТ 3262-75 б М

/4
Труба сга/гьнар элекгросварная 
32* <8 ГОСТ /0704-76 /6 М

/5 Груда стальная бесшовная /4%2.20 
ГОСТ 6 75 4-75 /47 М

/б М еталлорукаб защитный P3 JMPX-75 
ОТУ 22-7/6 -67 6 М

/7 Про Sod медный08/  / 360гост6323-79 25 М

/8
Кабель контрольный к в  В  Г  9*/ 
ГОСТ 7586-78 45 м

/9
Кабель контрольны йЛКввГ 4*25 
ГОСТ 7586-76 /В м

20
Кобель контрольный /7КВ8Г /0  *25 
ГОСТ 7506-78 /09 М

У з е л  упра влен и я (отоп лен и е  к о те ль н о й )

7 Отборное с тройство 76-80 2 изделие МЗУ

9 Отборное устройство /6-2259  
Т У  56 7236-75 2

вспомогат ельного  
о б о р у д о в а н и я  ( Черт, /гтм7 -/в ) _____________

ф и  вязан

Т Г н в л Г

тл 903- /-2/S84 -J7TM7- 24
Оолносдорноя котельная с I  котламиле /0 -fу гн  
для сельского строительства. 7оллово-Ш, р>Псрвн*Ф

T i r 'T .w i r m w .m i

К апиплвая t 4е Д  „ Ы0*11 -Ц форм ат 22



20071-11 J y  tfa/ht/nfo*  .• <po/)**<&/n 2 2



fit р е г а т S o d o / у о З е  о  т  п  Д  к- сч
и зм ер яе м а я  

ея е д а 1/ с  X О <2 *  *  *  X  л  Я  af К о н д е н с а т
узмеряемь/и
л а о а м е т р

те м пе р а  • 
т у р а

А а б л е -
нив Взгсхоо

1 . 1
*Д а  &  л  и  M<je П а с х  о  д У р о ё е н ь

Место у с т а н о в 
к и  о т б о р н о го  
у с т р о й с т в а  или 
м е с тн о го  при- 

Sopa

/Яр.од п е р е д  и  
З а  о х л а д и т е л е м  

к о н д е н с  a m  а

Ш

? $

П7р-од перед  
рЬиль т р о м  

обез ж елез иёа.
ни я

т р  -од з а  
о б е з н с е

к р и л ь  порохе 
»л е з  и д а н и я

б  Of /С
о ч и с ц е  м н о г о  

к о н  д а н  c a m  а

М в н
ГК,
ТМ

Отборного
устяа и стьа r w -  

7 4 4 -  7 S
Т К  V- 

3 7 3 6 -7 0
Об О с гз 4  - 42- 4б о -з о 2 ГМ Ч -

772-74
/ Г м  У- /22 -74

м е с тн о го
пр ибора /  т м ч -  о д  - 7з 4  Г  МУ- /5 У- 74

р  п о з и ц и и  по 
сп е ц и ф и к а ц и и X -7  | Х -2 х - з  x -s *•51 X-/S Х -/6  х- /7 х -/ з  х -г з  х -г о х - 4 7 о  х -4 г< ? X -S 7 х - з г

П еречень з л е м е н т о д

/. У с та н о д к а  ч  заказ з а к л а д н ы х  к о н 
с т р у к ц и й  д л я  пр и б о р о д  т е м п е р а 
т у р ы , д а д л е н и я  и  у р о д и  я , < рлан - 
цеёь/х со еди н ен и и  д л я  приборе д  
р а с х о д а  ёъ/полнены ё т е п л о м е х а н и 
ческой ч а с т и  п р о е к т а :

2. До нарезки длины кабелей и тр уб  
уто ч н и ть  ло м е сту  

St Мен mam защ итного зануления 
/ыполнить согласно инструкции по 
м онтаж у защитного заземления и 
Зануления д сн  Яде* Л/ мм сс сеел.

Поз.
одозно
ченче И а и м е н о  ё а н и е W Примечание

/ Кран контрольны й тр е х хо д о б о й  
/4 м /  *9</ /б. Р у /.6//6J т у  ее-07-/03/93 б

2 В е н ти л ь  з а п о р н ы й 24 комплек/пно 
с прибором

3
вентиль Заторный /5 К и  /£г> 
с/у/5. Р у / ,6 / /5 /  ГОСТ /6/6/- 72 24

-----А-------- / ■ -------

4 Вентиль запорный муф/по ды й  
/бч д/> г  а з  /б. Ру /бг/зТгос7 /37 2 2 - 73 4

5 Вентиль Запорный муаьтодый  
/бнмвбн Ын б  Ру /7/0 /ГОСГ S76/- 74 2

€ Отборное у с т р о й с т в о 26 Ком плектно  
с азильтоом

7 О тб о р н о е  у с т р о й  cm до  
/ 6 -2 0  7 К У -3/44-70 р изделие МЗУ

8
Аоробна со е д и н и те ль н а я  А ск -В  
ТУЗб. /763-76 /

9
Коробко/ соединительно/Я К с к - /6
т е з е . / т£ з  -  t s 6 В то м  числе 

4<н/77 о блоках
/О труба с т а л ь н а я  додосазопр обой

ная /б ГОСТ 3 2 6 2 - 7S /4 А*

//
Груба ста льна я бо до газ о проб од -  
лая  2 S  ГОСТ 3262- 7S 6б м

42 Труба ста ль н а я  длектросбь/рногя 
32X /2  ГОСТ /0704- 76 6/ м

/3
Труба с та ль н а я  бесш обная  

/4* 2 -2 0  ГОСТ 6734 - 76 9 6 м

/4
Метс/ллорукаб За щ и тны й  
Р З -Р /Г -Х - /б  О ТУ  2 2 - //6 -6 7 /6 м

/б Лробод медный л  В / /3 6 0  
ГОСТ 6 3 2 3 -  79 54 м

/б Лро'бод медно/й Л д /  /,б  360 
Г0С7 6 3 2 3 - 79 6S м

/7 Кабедь контрольны й кв  в  Г  4  х / 
ГОСТ /606- 73 36 м

/8
Кабель контрольный к в В г  /о я / 
ГОСТ /б о д -76 36 м

79 Кабель контрольно/й Р К В 6 Г 4x2 б  
ГОСТ /606 -7 6 47 м

го Кабель контрольный Ра  S3 г  7x26  
ГОСТ /6 0 2-7 6 39 м

87
Кабель контрольный Л/с S3  г  /Ох г  S  
ГОСТ /SOS - 76 /4$ м

2 2
Кабель контрольный АК66Г /4x2 ,5  
ГОСТ /5 0 3 -7 6 4з м

2 3 кабель коа ксиальны йрк-76-4- /2
ГОСТ //326. 9 - 7/ д б м

г л 903-*-2f?M - дгмч-es

П р и б е га й

Ш

V r.rtti ’  t-’̂ н .
у т т г . т т <*л т ж

1’Я7*Т-1 T ^ r r f l  WOTA 
1 # т х : , № Г ' ъ ъ х т .
>/ЖОТЛ W Г-77 ГЙ ■* 'ГГ2Я ■

jЛоямедсрн** котельная €4коглнхш де. /о /3 т  
для еельагыь строитель*** U*Avfr сщремрЯ*

ш ш ш т ш ш ш

Во8опо9*етоёке/.
Cxtm wwMin промок

*  \ < \  9
~Ям*щ »4 1МА
fflu n a u n fe ta tf  
С а ш Ш п а о » к т

Коп up о tea: mow 44 J5 формат Z2



Я  о  Я  о  п о д  г  о  / * 7  о  С  _ м  а _____________________________________________ _________

измеряемая исходная К о н д е н с а т  т 0  М  а г  н  и и е  н  мая бода М « ~ МстиониробаннаЯ бода
среда

Измеряемый
бода

темпера- Л а Р б е м и е Р а с 
ход

Аабое
ние Расход Давление Р  а  с х  о д Д а  б пени е

•о.Зй
Расход

лаоаметл
Место устанобни 

отбор розе 
устройство ми  
местного пробо

Тр-од За 
фильтром 
обезжеле- 

Зибания

т у я  а _
Тр-од перед 
изо охла
дителем 
конденсата

Й
№

Ц|1
ц*

Тр-од перед 
и За меха
ническим 
фильтром

Тр-од перед и за 
фильтром актиби- 
робанного у гл я Ч

Тр-од перед 
эжектором

Г р .
лГа- к  

фил

од перед
(У/rJUOHU /У7МЬ/Л*
ьтром I  сп7.

Тр-од пер
Л / С Г  - /С07/У7С/О
Н6/м фильп 

Г - Я  с/п.

>ед
мит-
ром

Тр-од За 
ма - катио 
нитнь/м 
фильтром 
Z  cm

syf?.
11

я.’Н

7p-i 
л Г а -  > 
нь/м

гд перед
ксу/пиомит-
фил&тром

F  cm.
Л 9 П П 7ра

У'МВн Отборного 
тр Устройство

OSOCT34-
92- УУО- до

гмч- 
744- 7S

7/XV- 
3/36- 

70

7 К Ч -  
3/37- 

70

Т/<Ч-
3/36-

70

О/ОСТ
з9-9г-9до-бд

04 ОСТ J9 - 9г- УдО-бя иг ис/
39-4г- 490-88

2ТМ4- 68-73
✓  TMU. HJP-7Z 4ТМЧ- 68- 73гм местного 7ГМЧ-68- 731 м прудорд

V  O03U</UU ПО 
специфик сщии X- 43а Х-3 | 7-4 Х-7 Х-8 Х-9 *-70 х-// х -/2 х-/3 *-4к Х-52 х-33 7-50 Х-2б *'26 X- 46 х -4 7 8-98 Х-29 x-PS х-27 х-Зо Х -З / X  -  99

х-7 х -8  Х-9 *‘/С х-// X’ /2 Х'/З *-/к

Л г р е г в т З о д о п о д  г <э т  о б* Ас а
измеряемая

среда
Химочищенная

бода
Ятселарчро банная  

бода
Растбор

соли РромыбочнаЯ бода
измеряемый

п а я а м е та Д а в л е н и е Р а с х о д
М есто установки 
отборн ого , 
устрой cm о а  или 

м е с тн о го  
прибора

$11
*Н

л $ е д и з а
буферным
фильтром

Тр-од
перед

механиуес
Рим

фильтром

Тр -о д  за  
мехамичес

Рим
фильтром

Гр -од  
перед и за  
насосан 
р о с т  бора 

соли

Тр-од на  
промыбку 
Ма- к а ти о . 
н и тн ы х  
ф ильтроб

Тр-од н а  
промыб/су 
механичес

/сих
ф ильтроб

и/м8К
ТК,
тм

Отборного,  
устяочстба

07 М8 4

4663-S3

0 / Ос т  
зк-92-990-So

, аз бег
34-42-490-88

* местного 
прибора 77/44- 58- 73

77F7m
спец

lUifUU ПО
и аои Асачии 7-32 7-34 7-35 *-24 х -22 7-23 7-24 7-36 7-37 7 -4 4 Х -4 5

Тр /4*2-20

г п  э о з - * -? щ л г н ¥ - e s  г
Л*-..-.# /a w  WHI-41 * <*« V*





т
о

М&дпи си &Р а м к а  х

То
ром-
*4 Мадлись Кол.

/
Давление е литснпателмам 
деаэраторе. Сигнализаиия. /

2
Ааоление £  питательном  
деаэраторе. вались /

3
Уробенб £  пи та те ль н о м  
деаэраторе. Сигнализация /

'4
Apt &ление £  л и т а  теле ном 
деаэраторе. Легшаяодами* /

5 Пробе нь £ питательном  
деаэраторе ■ Регулирование /

О е р е и е н ь  з л е  а ?ем лор £
Л о з.

обозна
чение М айлзе  н о  £ а н и е Кож. /7/>име чание

Д -/ 4
Д а тч и к  -  реле давления Д Д  -  / - //. 
Лредель/ н а стр ой к и  0. 01-о7м/?и/Л,/- /£йг /

A -f s
Манометр самопишущий МТС - 7//, 
ЛреЗелб/ измерения л-о. о л  м л * /&e6*r56f/ /

Д и е
ДиаЬ м а н о м е тр  сиЛьоЬонна/й 
Д е л - 77бН. ш кале/ 0-2SOCM. Sod. cm. /

Д -/& * Дисрманометр мембранный
ДМf  235 73 ) Ном. перепад о. о4мла/Ьр /Ы ' /

д -я * Д ч ’фманометр мембраннь/йДл/7гз373J  
ном. л  ере ла д  76оо /7а 7/50 хгс/„ г J /

i
Уран контрольнь/й тр е х х о д о в о й  

74М1 Ни *75 PH 1.6f/5/TH26-07-/057-73 /

г
вентиль запернь/й /5к / /бл
Н « /3 Pu7.67/5J ГОСТ /2/6/' 72 5

3 Л о д с т а / к а  МСс Т У 36. /227- 72 7

А
Коробка соединительная к с к -3 2  
ТУ 3 6  7753-75 7

S
Рам ка д ля  надписи РПМ  65жру 
Т У  36.1130-74 5

€
Триба с т а л ь н а я  По до га з  олр о £о д н а  я  
Л 50 ГОСТ 3 2 6 2 -7 5 7 М

7
Тр уб а  ста/ЛбнаЯ Зесш обнаЯ  
/4*2-20 ГОСТ 6734- 75 12 М

8
М еталлорухаЗ Зогщт>мб/0 P3-63-X-/S  
о г у  2 2 -А/з-е? 9 м

9
Лробод медный лв7 ЧЗбо 
ГОСТ 6 3 2 3 -7 9 31 м

70 Уголок Sox50X5 ГССТ 6 5 0 9 -7 2 16 м

ТП У О З -П -Ж М Я Т л и - 2S
Полносборная котельная с У комами Д£- 70- 74гмакя 
сглёгхого гтроимелсшба. Тмлибв газрезерС мин//».

/fvcm Лие/поб

'СЛОМ О/аЛгОЛЬНое  
06ору до 6 о/ние , б л о к Л 
м е е т т т г  ттидотообл//

ЬсгЯиЯ 
Р
То ес/т>) 

ГЛО
Tempo й сеср 

г л и  /ЪрдкобЬкуЦ 
Сонтлёхпроекг/гг

lO O l Z ' U П



77
D

P

П е р е ч е н ь  з л е м е н т о б

Нов.
обозна
чение НсУиЛУб/УО ба/УС/О Кол. / 7 р и м е и с у м и е

С -/7 М а н о м е т р  с а м о п и ш у щ и й  м тс -  7/7. 
йредель/ измерения о- о й м п а  /Ь- ркге/см?/ 7

С - 9
Т е р м о м е т р  м а н о м е т р и и е с к и й  е а з о б ы й  
д б и х  В  о / п о  с  н о й  Т Г  2  с - 7 / У  U / к а л а  о -  Г О С  ° С /

С - 2 0
Арф м а н о м е т р - р а с х о д о м е р  с и л ь а о о н н ь / й  
Асе - 7 7 2 Я .  с и х  а л а  0 -  2 5 0 м З / у /

С - 7 5 А а т и и к . р е л е  д а в л е н и я  Д Д  - /о-РУ ,
Oped ель/ н а е т о о О  ни ОУ-УМЛе/УУ-Уок/’с/ем2) /

/
к р а н  к о н т р о л ь н ы й  т р е х х о д о б о й  
7 4  М 7  с / у  7 5  Р и  7 6  / 7 6 )  Т У  2 6 -  0 7 -  7067-73 /

2
Вентиль З а п о р н ы й  7 S ху УЗ л  
а  У  7 5  Р у  7 .6 7 / 6 7  Г О С Т  7 0 / 6 7 - 7 2 2

3 Додстабка Дсс Т У 3 6 . / 2 2 7 - 7 2 /

4
К о р о б к а  с о е д и н и т е л ь н а я  к о к - 7 6  
Т Ы 3 6 . 7 7 5 3 - 7 5 /

5
Рамка для надписирлм 6S* 2S 
ТУЗ$. f/SO-79 4

6 Т р и б а  с т а л ь н а я  б о д о е а з о п р о б о д н а Я  
J 7S O  г а с 7  3 2 6 2 - 7 5 7 ,5 м

7
Т р и б а  с т а л ь н а я  б е с ш о б н а Я  
/ 4 x 2 - 2 0  Г О С Т  0 7 3 4 -  7 5 6 м

S
М е та лло р ука  б  з а щ и т н ы й  Р з -  лл-х-/5 
070 22- 7/0-67 6 At

9
Гробод медный /7 3  7 / 300 
Г О С Т  6323- 79 19 м

io У е с л с к  5 0 x 5 0 x 5  Г 0 С 7  0509- 7 2 2о м

49*М.Хи Надпись Кох

1
Давление о б р а тн о й  
с е те в о й  боды Запись 1

2
Тем пература прям ой и  
О бр атной се т е  Зой 0одь/ 7

5
Р а схо д прямой сетеб ой  
о ось/. З апись 7

4
Давление обратной сете
бой боды. Сигнализация 7



т
/

М адлиси £  PQfMKQfX

А/
Рамки Надпись Кол.

/
ДзИлеиие t> Яодпиточном , 
деаэраторе. Согналоз си/оя /

/
Давление £  по дли точном  
деаэраторе. Запись /

/
Уровень £  л  од поточном
деаэраторе. Сигналозаиоя /

*
Давление £  ло дли то  ином 
деаэраторе- Регилиро£ание /

5 Уровень & лодлиточна/м 
деазрагооо. Регулt/ooIoHt/e /

П р и б я з а Н

Utit, л/9

Перечень эземенплоё

Поз.
обозна

чение
Н а и м е н о ё о /н и е Кол П р и м е ч а н и е

С - /6
Д а тч а н  - р е л е  до£лениЯ Д Д  - /- //,
Предель/ н а стр ои ло  Л. О/- о. /  МПи /e/-/*rc/cti*) /

0 -/ 8
Манометр самопишущ и и  м тс  - 7//. 
Лоедель/ измеренияо-оодМРа/о-ее хгс/см * ) /

С - /9
Дчсрм аном етр соль <роннь/й
Д е л -772У . Ш к а л а  О -/SOCM fad. cm . /

с - г з а Диер м аном етр мемдраннь/t/ Д м  /23S73J 
Ном. лелелод о. о4М/?а До, 4  к г  с /с м  2J /

С-24с/ Д  иромсгнометр мемдраннь/и Д  АТ /23573J  
Ном. перепад / 2 0 0  Л  a  //S0 лге/м г ) /

/
/Срам кон7ролбнь/и трехходо£ои / 4 м /  
а/у /5. Р у  /.2 Г/S ) ТУ  2 2 -0 7 - /02 /-73 /

2
в е н ти ль  запорн ь/и  / 3  **/ / 2  л  
с/У / 3 . Р н  /.2 //2 ) Г О  с / / 2 / 2 / -7 2 5

3 П о д с т а в к а  Д О С  ТУ3 2 . / 2 2 7 -/ 2 /

4
К о р о в к а  с о е д и н и т е л ь н а я  к с к - 3 2  

ТУ  32. /7 3 3 - 73 /

5 Р а м к а  для  надписи Р/7М 2 2 x 2 2  
7 У 32. //30-74 5

6
Труда стегльнагя £одогазолро£одная  
Л  SO A0C73222-  73 / м

7
7руЗа с т а л ь н а я  ЗСси/оДнаЯ  

/4 * 2 -2 0  г о с т  2 7 3 4 -7 3 м

3
м е та лло р ук  a t  з о ш и тн ь /и  Р З -Л Л -к  -  / з  
О Т У  2 2 -  / / в -2 7 9 м

9
Пр о  to d  меднь/О П З / /3 2 0  

АООТ S 3 2 3 - 79 3/ м

/ о У г о Л О К  3 0 x 3 0 x 5  АОС Г  2 5 0 9  -7 2 /2 м

АОЛ
НячлтдЖч ч т
ал, елец.

т МНЯ
ш г А
7 Шч к т

Соловьев

{Д В Е Й К
ж

6 V - .

777 Л7,?- j-21S,g4,JTM-f-<?<$

flOJmcfcpuof* коте/нн&я с 4 котлете/Д(-/вНм
дм сельского стееитМбсг/с/. ТаллиА tea лкшАмаз/т,

епомогатемное
О борудобание. 6/>окмё&Ьыых nouXoeoiMS\

Й25ЙЙ Аигт ЛчстаД

/ЬсстроЧ ссс/> 
А/Ш Горьковский 
Сантехплоелг/»_

Z O O U -U 40 Ф о р м а т  3 2



/7
00

i

П одписи £ оамках
VООН-АХ„, Н адпи сь Кол.

/
Аа&леяае Зодь/ г.з 
СоънвлизаииР /

2
температура прямой а 
Циркуляционной бодб/ Г. 3. /

3 Расход подпиточно й  
оод\ы. Запись /

4 пае ход п а р а  н а  про ид- 
М  'лтбо. Запись /

Поз.
обозна
чение

Н аим еноЁ<ам  и е Коз П рим еч ан ие

с -г /
Дисрмонометр-расходомер Сильфонный 
Д С с- 7J2H. Шкапа 0 -3 ,3  м*/у /

г - а
Термометр манометрический гозЫ?ый 
до их записной 7T2C-7/Y. U/кала с- /ео°е /

Г-24
Манометр Электр о к о н та к тн ь/й  
Ж м  - /Ух 6. Шкапа О-0, € МПа (0- S кгс/см* ) /

Т -6
Д  ифманометр-расходомер с ил 6 фонный 
ДСС-732Н. Шкаль/ 0 -9  т №  0-/МПа?0-/0*%/ /

/
Кран контрольны!) т р е х  ходоьоо
Н м /  Х у  / 6 Ру/б//б)тугб-о7- /е е /-тз 2

г Вентиль Запорный /Sxv/gn  
а/х /S. Ру  У. 67/6) Гост /6 / Г / - 72 4

j П е д е т а £ н а Д С С  ГУВ6. /227-72 2

4 Коробка со единитебьнсгя Кем - /6  
Т936. /7S3-7S /

3
Р о м м а  дм> н а д п и с и  PPM  66 я 2 6  
Т У  3 6 //3 0 -7 9 4

S Т р у б »  с т а л ь н а я  бобогазапробабная 
. / / ГОСТ 3262- 76 м

7
Граба с т а л ь н а я  бодогаЗОлрободнаЯ 
Л  SO ГОСТ 3262-76 КЗм

8
Три о а  с то /Л б н а *  бесшоснаР 
j f  х 2-20 гост 2734 - 7S 9 м

9
м ета лл о рука 8 З а щ и т н ы й  Р 3 -ЛЛ-Х -/5  
СТУ J 2 -  /У8-67 6 м

/0
провоз медный п в / / 360 

ГОСТ 6323-73 iS м
Н У г о д  ОН 30x30x5 ГОСТ 8309- 72 20 м

Ори£9зе*н

ТП 903- f -2 S 5 M .J T M J - 2 9

ЛоХНОСбОрНОЯ МО/П&Г6НМ9 с 4x0/79/80*40 Дд- /О- ГйГН 
для сельского строо/гепьс?&? ТлллоЗогсаргзерЁмажп.

ё  е п о м ога тен ьн ое  
оборуЗо9сунием блок
Местных приоороЗл/Ц

Лиспсё
/

ГЬсстрой есср 
гпи Го/о бкобгкий 
Сайте хпр сект

ZQG72-H Hi ф о р м а т 2 2



т
о

Перечень элементов

Надписи в  ра м ках
4РвП-Ки Подпись Кол.

/ ДаЗлекие виза * котлам. 
Сигнализация /

2
Температура газа к 
котлам. Запись /

3 гЦаСление газа к котлам. 
Записи /

ч
расход газа к котлам . 

Записи 2

ПО$иц.
Обозна
чение Наименование Кол. Примечание

Г -7
Термометр манометрииескиЧ 
жидкостни/и ГЖ с  -  7//, и/кала  

-  SO -г + SO 0 С /

7 4 3
Манометр Злек пороком/» а  к г» мл/С/ 
Ж м  -  / У х / . Ш к а ла  С- 0  / МПа  

(а -S кгс/см*1
/

Г - /4
Манометр самопишущие/ м ге - 7 4 . 
Пределы измерения 0 - п /  М Па  

/0 - / мге/см*)
/

T -tS -f
Диерманометр - расходомер силикон*
K4/J А  с с ~ 732Н. Ш кола С- 3200 н м  ЛА  О-ГМ Па {0 - /О к гс /cM tj и '*> /

T -tS -2
Д и Ф м а н о м е тр - р а с  Мода мер силиаоон- 
ниш Д / С - 732Н. шкали/ О- /ООО нм 3/и О- / М Па  / о- /О кг с /смс) '  ' /

/ Кран контрольный трехходовой /4м /  
с/у  /5. Ру  /6  //О) ТУ20-07- /OS/-T3 4

2 венти ль запорУА/и / S K u /Зр 
_с/у fS, f ly  /. /■/// / Где 7 S7CS- 74 в

S П о д с т а в к а  ДОС 7930. /2 2 7 - 72 2

4 Кор одна соединители нал згек • / е  
7У  32. /7 3 3 -7 2 /

s
Ра/мкаг д л я  нс/д/шеи А/)м  Л г * г л  

гя д б . т о -  7 f  ^ S

e Труда с т о л б  «а в  СвдогаЗОЛрсСоЗ- 
W 9  / £  ГОСТ 3 2 S 3 -7 S 3 М

7 Труда с т а л ь н а я  бесш овн а я  
/ 4 * 2 - 2 0  г о с т  2 7 3 4 - 7S S м

s
М еталл орукс/р Защимни/О 
93 -2 2 - X - /S С Г У  22- //3- 2 7 7 м

9
Провод медни/и п у /  /  з ло  

ГдсТ 2323 - 7У 2 2 м

so У т о л о к  s o x  s o  ms го ст sso9 -  7 2 23 м

Т П  9 0 3 - / - Ш М Т М / - 3 0

Ёносбсрная КстербНоя с 4 котлами АС -/О' Гм 
семето /щяемя/мспут

б э т п ш т ш г ^ м

т Л ш * * т у Я Ш Р &  
Л о м  д*1*»

\ n t m r
Копировал .'

Ш * м / е . & & * „\ й сы Л Л НМЛ И г  »

/ \  I '  
л ь т л з  " т г  7
^пи /Ъримооскии

формат ее



о
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а

03
1 

3f
l*

1?

//даласи £  рамках
A
Т я М осРт/сь foj.

1
Тем пература м а з у т а  A 
к о тла м . Сигнализаций. /

e
# а & л £ н и £  м а з у т а  A
АОтЛОМ. 0i/3 HU /tV30V(/A /

3 A  ar c x  off м а з у т а  X  
к о т л а м .  Запись /

у A a c x o  А  м а з у т а  0/TJ 
к о т л о е .  З а п а с  6 /

Перечень Элементов
Поз.

обозна
чение

//си/пен о £ а н и е /Сел Прим ечание

7 -/6
Терм ом етр манометрический Т лг -С А  
Ш ка ла  о - 130° С 1

7 -/7 М аном етр Э лв /с тр о к о н  т а к т н ь / и ,. 
ЭАм- 1У*ЧО. ШкалаО-УМЛоГО- ЧОкге/снб) i

Г - / б /

Т -/ 9
Д исрпаном етр -расходомер с и л  барон- 
Ъ /и  Л е с - пе н : Ш ка ла  0 -3 ,3  т / ч  ^ /

/ В е н ти ле  Запорный m pexacodoFoa  
/C fu -o o e  4 ч е . А*еароо)тзе$-3-03-0М-72 /

3 ЗвнмилЬ Запорный ю л я  /Зп 
dp is, Рз A e /teJгост i f m -  7<? 2

3
ойнаш пб запорны й т н д о т о З о / й  
/S  И ж  £5* da f S H & S f & J r o c r  S 7 6 - 7<f г

ч /7etcm ofxa Д С С  T P 36. fe e ? - 7g 2

s Pom  p a  Р п я  надпи си  firm  66*36  
Г У  36. Н З О - TV 9

6 /Ссробка ооееРинителбнар A C k - /6  
7a 36. 17SJ- 7S /

7 Груба с т а л  она a FodoeaoonpoFo <Рнай 
Л 30 ГОС7 3 2 6 3 -7 3 KS м

<f
7eu6a с т а л ь н а я  р е сш о б н а я  
7V * 6 -6 0  ГОСТ S 7 J V - 7S / 0 M

9 s M

/0 Про Foe? neShoos 03/ /360 Aoer 3333- 79 /3 M

11 У г о л о х  sax s o * s  r o c 7  6 3 0 9 -7 3 33 M

npt/fAOctH:

H I
я

Ш Е Л , ШШ

o s \
К Е Й Н  W ln -ffl*  TMBk 
VfiJfiTt ̂ ЗГПШПП fihEZii 
r / m r n z a r m n v m / i  
т А т п у ш т . ш я  
v m m z r m v t m & M  
ir * 6 w z & m w 7 -i& m  
ь / ж ш ш т т п л т ж

Т Л  S 0 J -/-2 /S .  $  *  Л ГА7- f - S f

Полносборнай Аотелонс/А о Уксглвла tfS-fc- ММ 
9/ut еелбскаэ a™pot/tr)&beT§ctfor>jw6o rev, pesepjnwi

S 5 S

Spnonoe стельное оборуРо- 
F*h v£* олок^мей/пныос 
n p y f w l j x A

Z0071- U IT

Лчаи. jfg s m l
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Перечень элементов
ПОЗОЦ.
обозна
чение Наименование Кол. Примечание

х-4о
Диф  манометр си льф о нны й  
ДСП-778Н. Ш кало/ 0-180 см. Sod. cm /

Х-53а
Дифманометр м ем бранны й  
Л м т х с у г ) Номинальный перепад ДМ (ЛО О /о J. 4/000 Па ГЧоокгс/м г / /

/ вентш ь jgnopf/6/o /5X9 /Кг> 
а/я/5 Ру/.в  Г/6! Г О с г /£ /£ /-7 2 4

2 Го дс та Гк а  ДСС Т У 36, /227- 72 /

3
Коробко соединительная кск-78  

r y  з а  77S3 - 7S /

9 ^Т*ГзиГмЗО 7%^ntJCiJ Н П М 8 8  х 28 2

5 /Пруда с та л ь н а я  ёодогазопроёод
на# Л5С ПОСТ 3  £ У  2 - 73 / м

&
/Пру£о с/п&льл/ая Secu/oSмо/я 
/4*2-20 ГОСТ £ 7 3 4 -7 5 8 м

7 Металлорукаё Заа/итнбх/ Р з - 3J7-X-/S 
О ТУ22  - 778 -8 7 3 м

<?
провоз мед/чь/ti rrg / / з з о  

Т0 С Г6 3 2 3 - 79 // м

9 У г о л о к  5 0 * 5 0 * 9  ГО С Т 9 5 0 9 -7 2 Н м

Надпись £  Рамках
-7Г
К / Надпись Кол.

г

Продень £баке-декарбани 
Заторе, Сигнализация 
Уроёень ё  баке -десарбаш 
заторе. Регчлипо&ание

/_

У

Привязан

Ш Ж

777 9 0 3 -  4-215М  Д Т М 4 -3 2
Полносборная котельная еркотламк/ДЕ-70-74т 
для сельскао ommimemmSc/ Tbnmtf— ‘

сгегШЛист Лис mot

Госстрой оосл 
Гпи Горькоёскии 
£ а н т§ к п р с * к т

/копир о tor а :/ЬслР iooiz-H ЧЧ формат 22
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Условные, графические обозначения
ОВозна
чение НаименоВание

— НаВельн&л линия
— импульсно/я линия
о %/&$лВн*°й? Устройство
• Первичный приЪор

температуры
О Местный приВоп
Q Соty д уравнительный

-ф- измерительная
диафрагма

в Соединительная короВна
О исполнит ельнь/й 

механизм с nj/екателен
/ Направление Линии Вниз

—• Направление линии 
к нам или от нас

t  Цифре/ В круо/ске еоотёетстВует номеру позиции л о 
спецификации.

2. Цифра не/ одинарных non ova! а х  соответствует  
маркироВне каВелей и труВ по схемам  Внешних 
проВодок.

3. Цифра на дВойных полочках соответствует 
номеру позиции по перечню элементоб.

4. Монтаже электрических и труВных проВодок 
Выполнить В соотВетстВии со СНиП и> -8Н-7У.

5. Размещение приВороВ и потокоВ электрических и 
труВных про Водок уточнить при монтаже, 
исходя из местных Эксплуатационных у с ль Вии.

6 . импульсные труВы от деаэратора питательной 
Воды до котельной пролоэ/сить В одной изоляции с 
труВопроВодом конденсата} импульсные труВы 
от деаэратора подпиточнои Воды до котельной 
проложить В одной изоляции с труВопроВодом 
Выпор* импульсные труВы, проложенные по Ъоэр*. 
тору, заизолироВать Вместе с деаэратором.

7 При Во о поз. Г -5So  для измерения р а з р е ш е н и е  6 деаэраторе 
Гор. ВодоенаВусения установить В утепленном ш каф у, 
разраВот анном 6  тепломеханической част# проект а.

8. Выход контрольных каВелей из помещения Влока 
Подкисления В котельный зал Выполнить В защитных 
тру Вах. контрольные каВели потопапроложенные на 
лотне на участке Выхода из-под лестницы до
Входа В короВ ПГ8О0 пролофить В Защитных тру Важ 
(см. поток В).

ГП303-1-2№8У. ЙТМ1-33
ЪолносВорная котельная с Чкотлами Ак-10-1ЧГМ
Олл л л л. -  _____________  А  .  А    -  _ А

Ш Ш Ж  'Ш Ш А Е С Я Ш
Вспомогательное оБоруМаниь

р а сп оло ж е н и я.
гоои -и </5

Госстройш с cefl 
ГПЦ topi 
С а н т е х л р з С к т



Разрез 1-1
М  1- ю о

1 -  трубопровод цирНуллциснной роЗыГ.в
2 - трубопровод прямой §оды Кб. л
3 т трубопровод одро/тнои од/пВоои о оды
у- трубопровод прямой terreiou iodu 
S -  П&ропрОасд производство
в “ трубопровод псдпиточмод §оды.

Разрез 3 -3
M f t S O

Разрез S - S
M l; SO

Разрез 2.-2
М1; SO

ТП 9 0 3 -1 -2/5.M ЙТМ1-33
/lutm

3
2Qo!2-U 4Z



Перечень э л е м е н т о в

поз. Обозначение Ho/имено дание Кол.
Приме
чание

±_ Л о т о к  Л П  4 5  ТУ36.7773-76 7

X ТКЧ-2 2 0 6 -7 б Угольник 9/765 42
изделие

МЗУ
3_ ТМЧ • 205-76 Устанобк а  /  Л о т к а  Л П  65 б

ТМЧ-2 0 5 -7 6 Уста новка  2  Л о т к а  бП 65 2

51 ТМ <7-270-76 Установка /  угольни ка  УЛд5 2 —

ТМ Ч - 2/0- 70 Ус та н о в к а  2  угольника Ул65 2 — „—

_7_ Л о т о к  Л7) 7бб Т У 36.7773- 76 44
£ ТК Ч  -  2208-74 Угольник у п  445 20

изделие
МЗУ

X ТМ Ч - 2 0 6 -7 6 У с та н о в к а  S  Л о тк а  ЛП 145 8 — //—

Ж Т М Ч -206-76 Ус т а  но 6н а  7 Л о тк а  Л  Л  445 2
// ТМЧ -2 7 0 -7 6 У с та н о в к а  5  угольника У  Л 445 $

ТМ Ч -240-76 У с та н о в к а  7угольника УЛ/45 2 — ы---

i2 тр уб а  60x2 ГОСТ70704 -7 6 6 М

тр уб а  32x7.6 ГО СТ70704-76 6 м

Короб П Г700 Т У 36. 7709-77 S

УгольникУГ700ТУ36. Н09-77 4
_/7 ТКЧ-2943-74 Переходник Л  40о-/5о / изделие

МЗУ

Л Угольник У Г  730 Т9 3 6 .7709-77 4

4g ТК Ч -3207-77 Крепление / короба л п о о б
изделие

МЗУ

Ш ТКЧ- 3227- 77 Крепление 4 угольника У  г  400 2 ----и----

а КоробЛ г /so Т У 36.7709- 77 5
22 и/Келлер ш п 60x3S7X36./f/ih 23
23 ТКЧ -3207-77 Крепление 5  короба n r  fSO 6

изделие
МЗУ

м ТКЧ- 297/3- 74 Переходник Л 450-200 4 —  //—

поз. Обозначение 44а  атченодсжние Кол.
Приме
чание

21 Короб Л  Г 200 ТУ36.77094 72 40

Ж - ТКЧ -3204- 74 Крепление 9 короба пг гоо 7
изделие
МЗУ

27 Полоса ЛП 790 Т У 36.7773-76 3
28 /Лроиник Т Г 200 ТУ3 6  4409- 77 4

а ТКЧ- 2907- 74 Короб /7В 200 2 е/зделее
МЗУ

ш ТКЧ- 2976-74 Угольник У  В 200-4 4

~~3£ Т к у  -2 9 2 3 -7 4 Угольник У8  200-2 4

32 ТКЧ-3204-77 Крепление 47 Короба Л3200 2

33 С т о й к а  К 4450 Т У 36.449S-75 9

~ м Полке» К 7762 Т У  36. 77/96- 76 4о

3£ 29 ТКЧ- 3224-74
Короба стальные. крепление и 
П о д  металлической ипеибь/. 5

изделие
МЗУ

35 23ТКЧ- 3224-77
короба стальные. Крепление 
и д  бод металлической трибы. 2 — //—

37 Ш к а ф  у т е п л е н н ы й 4

~~ж ТХ4-3960-67 С т о й к а  СП-27 2
изделие
МЗУ

и ТКЧ- $474- 73
ОббЯЗксг ос-6 Очуьманометроб 
при подводе импульсных тр уб  
сберху. Крепление на стойке. 9 —

i£ ТКЧ- 3475-73
Обдязка О К-6 дитрманометроб 
ори под боде импульсных труд 
сдержи, крепление нокреншпо** 3

Ж Тк ч -3476-73
ОбьЯЗка О К -42 дифманомеграА 
при поддоде импульсных труб  
сдепху. Крепление на кронштейне

2 —

ш ТКЧ- 3766- 73 Р а м а  2 5 0 4 —//—

м ТКЧ- 467-68 /С р о н ш т ей н 3 —

м ГК Ч- 3472-73
ОббЯЗка ОС- 7 дифманометЫ 

при поддоде импульсных т р у б  
сниму, крепление н а  стоике

2 —

м ТК Ч -3629-67 К р о н ш т е й н  /со- 4 7 2

поток Г

\С-хт£  
л  хгу 
г -х т д
Г-ХГ2

У е Л ТП

сП Т Х-Х73
Т *3 7 ТгЗЧЭ
r-XTf 7-654
С-Х7/ 7-56-1T=xfj

п о то к е

А-хтг Д-ХТ/-2
й Т Т Г с-хтгч
А-491 с-Кгг2
А-47-Г х-84д
A-xfTJ А -4б  4

по ток  Ж
з ш п ъ ш э т ъ ш *
тз ш я к ш д я ж я п т
ГбВШЬ W.BSi±f-WEA 
т ы в м т т т 'Ш В А  
ТОл1А *:ЪШлЪЗ-±7Л

П отом  $
С-ХГУ-7-7TV ЛЗТ/-2Т -  £#2Т-7ГЗ З Р / irm$iС-МТЗ-2-£ Х/У .А-/7-7Х-ХТ4-3

->г V К- я то А -42-7щ-Хт€~Л-2У-4Ат XT 4- 4%/iiLJT39-

потоки
t -ХГЧ Т Ж 7 А -43 х: хтЗ
Т И П г-хтЧ У -/7-4 х -Ы гт и т г -Х П 2П77 х-х£4
с-хтХ-г г-Х тг б-/9-4 т Ш 1
С-КТ 4 г П т Г Т- КТ4 x-ssd.
c-2 J А1итГ Х-ХТ4-47- S6-L
с-22-7 А-*u-i Т Ш г Х-6ЧА
~сТ2П 2 7W I Х-ХТ2 7-55А.

потоки
С-ХтУ

~с:хгз Г-ЖГУ у . Х тМ— А -46-4 К-S3-4
17-7т! Az.fe-1,

T -X 7 S£-хт1-?' Г-ХТ4 т-хтз ~Х-%-7
А-7.Н-7 Х-ХТ4-4 х-лбдС- 22 А-ХТ/-2 Х-ХТ4-2 X -55АС-22-4 А - XT2 Х-Х72

С -23-4 2-43 х-хтз0-24-4 Ж /7-7 7-39...

ТП 902-7-275.86- ЯТМ7-33 4x3.
3

2&07Z - // 47



ШитобаЯ КиП. П/lCtH HQ ОТм ЛЛОЛ
М  4:50

/ -  щ ит  уп р ощ ен и я  /43 £с помог#те я сн о г о
&6ару£о 5с/ни я  ;

2 — щ ит  упре/£яёния /43  белом огат ельноге
оборуЭ о5с/ниЯ  ;

j  -  щит уп р а вл ен и я  /44 £г  пом ог# т ел*  н е г о
о б о р у д о в а н и я ;

If, -  щ и/п Щ ~ Д £  кот дел /44 ;

$  -  щ ит  общ их з&мяроД к о т  л о б  V  / </ v г ;
$  -  щ ит  Щ -Дё к от  jo/  /43;
7 -  щит Щ~ДЕ К от я о/ /4 3  /
$  -  щ ит  общ их  Замер о б  к  от  я  о  £ /43и л//; 
g  _  щ ит  Щ -Д ё к от л а  /4 У

Поток 9 поток/О лот ок Нлот ок 7
TK-1 2K-1 3x-1 .~ZxT_
/к-хп
/Х-Х72-1
1X4724

Рк xt/
£k XT2-1
2x4722

3X-XT1
3K-X724
3X-X72-2

iK-m-l
УХП2-2

/Х-ХТЗ 2х-хтЗ 3K-XT3 Чк-ХТЗ
ШЕ/ 2k-У-4 Зк-У-4 Ук-У- f
1k -S-1 2x-S-/ 3K-S-4 Ук-54
ИШ4 2x0-1 ЗК-ё-1 ЧК-6- t
/X' 7-f 2x7-1 3K-7-4 УК-7-1
1K-8 2x3 3x -2 УК-2

7-XT2 T- 20 -1
7- ХТУ

Поток 3
4К-4 \3K-f ч г -т
fX-%71 2X-XT1 ЗК-Х71 Ух-XT/
1Х-Х72-12X-XT2-1ЗХ-Х72-1УХ-ХГ2-)
1Х-Х72-2зк-т -г ЗХ-Х72-2Ух-Л72-2
1х-хгз гк-хтА Зк-хтз if:*T3
7TV7 2x- У-1 /к- »•/ УХ-У-4
ЧХ-S -i Зк-5-1 3K-S-1. Ук-ё-1
/К-ё-1 гх-ё-1 Зк-ё-1 Чх-S-X
IK-7-1 2Х- 7^Г ЗК-7-1 ЧК-7-1
1K-2 3 x .i Эк-S # - «
1Х-Л-/ 2Х-Л-1 Зх-л-1‘ Уя-л-1
lx-n-2 2К- Л-2 ЗК-П-2 УхП-2
Ук-п-з 2Х-Л-3 1К-П-3 Ук-л-3
4Х-Л-У Зк-п-У
1К-Л-3 Зх -п-3

1*-хт1
fX-X72- 1 
1К-ХП 
К -4./ 
iK- S -1  
1K-S-1  
/X- 7- 1 
/К- 8 

m l 
/к- л- 
1к- Л-3 
/к- л-5 
4к-п-ё 
1Х-П- 7

2К-1 Зх- / Чк-7
2К-Х71 3,<-Х71 ЧК-ХП
2Х-ХТ73зк.хтг/ чх-im
2X4724 Зх-хтг-г Ук-хш
2К-Х7-3 ЗхктЗ Ук-Хтз
2Х-У-1 Зх- У-1 Чх-Т/
2х-ё-1 а -  5-1 Чх-В-Ч
г* е-7 нс- е -7 Ух-04
2К-7-1 ЗХ- 7ri Чх-7-Ч
2к.& Зх- S Чх-S

ix -n -y 2К-Л-1 Зх л-1 Ух-л-у
1Х-П-5 2Х-Л-2 Зх- 0-2 Ъ-Л-2
1Х-П-6 2Х-Л-3 зх- Л-3 Чх-я-З
1Х-Л-7 3/-Л-»
1х-п-ё ЗК- Л- 8

Лоток 42 Лоток ¥3 лоток 4*4 пот ок/3 лоток 4S поток 47
2 к -1 Зк-1 УХ- 1
2х-хт1 ЗХ-Х7/ Уххп
2Х4Т2-1ЗХ-ХТ2-/ Ук-хгм

Зх-хи-гУХ-Х72-2ШтТ Зххтз Ух-хтз
К:.Ч-1 ЗхУ.1 УК-У-1\2XJ-1 3X-S-1 Уж-ё-17Г/ч\ ixie-x чх-е-ч
W ? T Зк-7-7 Чх-7-42X8 ЗК-В УК-К

гк -n -s 2к-п-1 зк-л-1 7у&4гк-п-ё 2Х-П-2 ЗК-П-2 УК-П-22Х-Л-7 гх-п-з зхп-з УК-Л-3
&-Л-Ч
ШШ.

ЛГТ
2К-ХТ/
2x472-1
2к-Х7$
2*‘У-1
гх- s - i

ш
?х-7-1 
2к-Я
ЪШ/кж 
6ЛЕ53
гк -n s
Ш Ш
гк-»-7

Зк-КТЧ
зк -xtei
ь-хтз
Зк-Ч-Ч

Ш 7 гЗк-7-Ч
ш г

IKJzL
3к-л:3
ЗК-Л-S
Зх-л-6
Зк-л-?

^ F 7 |
Ух-хт-й
1ШНк
ЕW ffl
УХ-Х73
Чх-Ч-Ч
Чх-s-L

Зк-П-Ч Чх-7- i
Зх-Хё Ух <Г
Зк-п-6 ЧХ-П-L
Зх-п-ё

УХ-Л-2_
ЧХ-П-З

Х-ХГ-2

I Л-У

К- Лф3
Ь-л-ё

Зк-Л-7
3*:4г бШ Ш
Ух-я-

I'С-Л-7
'«ХШI

КЗШЬ
М2?: у
/х-л-5
1х-Л-ё
/к-п-7
и -л -$_
гх-яч
/к-Я;
гк-п-7
гк-хтг-к

П оток /3

~ЩГТ
Ук-ХТ1

•хтг-1
VX-XT3

у к - у -1
Ух-$ 4
их- ь -1
и х  7-7
Ук-3
Ук-~л
’ЩГлГ
УХ-л-

IК -Л -S
*-Л‘ё
УК-л-L

Л оток 49 п от ок  20  п от ок  24
1Х-П- 1 2К-Л-/ Зх-л- f Ж7РГ
Ч-л-кг 2x-n-z Зхл-г UK-Л-2ЧХ-Я-1 2Х-Л-3 ЗК-П-З 7/К-Л-3f i - a - y Зк-л-и
tf-JE L Зхл-8Т-Х72 7-20-7 T-X7U

т-хтг С-Х72 1
7-20-/ С- 22 2\-*Т2
Т-Х7Н t-24 -1 1\ - x r f l

С-Х72-1 5-хтч-г
С-Х72-2 1 - I Z - C
C-XTj 7 -  i t -  L
С -ХТУ XV W T
Г- *3-1
С-  2У-1

л -1 7ГУ л - 7.
П-2 л -3 л^З

-4>~3 я - s  ,1

i f -  Я-Ч 2х-п-1 Зк-л-1 УК-л-1ix-л -г 7х- П-2 ЪК-П-2 Ук-л-г
ЧХ-Я-З Ъ-Л'З Зк-П-З чк-л-з
i*n -ya Зк-ШТх- л- 8 Зх- Л-8С- хтч С- XT24 T W 7 А-хп-гС -ё2 с-хтз А-/3 4-чт-гС- гг-4 СИТУ А-Х72 А-ЧА-Чг-хтг-1 r r j f i й-%74-1 TP7F1.
П-1 Л-2 ц Л-З ^ п-ч
Н-5 ~7Гё~ .Л-7 л-8л-10

п о  т ок 2 2
Г- Х7/ г- хт/
7-х 73

Г-Х7ё
Г-ХТ$

Т-Х7У г-хтУ
T-JC-1П-1 />■ 3
J 2 : i - , Л-У

Л оток 23 п от ок  К
**71-1 x -3 f x-Sti-/
ш ? X-S3-/ х-Щ
W r r g Х-&Г7 X-SSQ,
A-XT3 X-4S-1 Л-7?
-ZZliL j z 3 L j t t L .

C. •XT4 A-XT1-2 X-XT 1-1
С-Ъ Ar f r T x-xTl-i
1-22-1 >17-1 X-X72JT-472- 1 A- tS - i Х-ХГЗj-X7PJ A-13-t Х-4ЯУ-Х7У T-X71 X-S3-1

t t r y T- X73 j<-s4-f
с - г з - ч Г-Х71 x - J s -ч
с - г ч - i Г-Х72 Х-5У-1
-ф/З Г-Х73 X’ 4%4Х-хтч-ч Г-ХТ.Ы..
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п о з ,

М е с то
Установки

Р а з м е н ы ,  м м
D20 D 2 Р З £ с / г о в С 4 8

Т-/вр М 73 у т о п р о в о д  
к  К о т л а м 5 7 8 0 7 0 3 , i г ? ж 3 i к* *Ч\_ 0 7

Т- /9 с/ М а з у т о п р о в о д  
о т  К о т л о в S i 8 0 7 0 456 86 3 Ц 3 7 2 0 ,4

7. О т к л о н е н и е  д е й с т в и т е л ь н о г о  с р е д н е г о  з н а ч е н и я  о / г о ,  
О п р е д е л е н н о г о  н е  м е н е е , ч е м  в  ч е т ь / р е х  р а в н о с т о я щ и х  
д и а м е т р а л ь н о  н а п р а в л е н н ы х  т о ч к а х ,  н е  д о л ж н о  о т л и 
ч а т ь с я  о т  р а с ч е т н о г о  с / 2 0  б о л е е ,  ч е м  н а  0 ,4 5 % .

Z. О б р а б о т к у  п о  р а з м е р а м  б  к в а д р а т н ы х  с к о б к а х  
п р о и з в о д и т ь  с о в м е с т н о  о  к о р п у с о м  п л ю с о в о й  к а м е р ы  
д и а ф р а г м е /  к а м е р н о й  п о  Г О С Т  / 4 3 2 7 - 7 3 ,  з а ф и к с и р о 
в а в  и х  о т  в з а и м н о г о  п р о в о р а ч и в а н и я .

3. 77о /  в ы х о д н о й  к р о м к е  о т в е р с т и я  с / 2 0  н е  д о л ж н о  
б ь / т ь  З с / у с е н у е в  и  з а з у б р и н .

7j, 7 / е п л о с к о с т н о с т б  п о в е р х н о с т и  в  н е  б о л е е  0 0 0 5  2 7 2 0 .
б  Т / е у к а з а м н ы е  п р е д е л ь н о е  о т к л о н е н и я  р а з м е р о в  д и а 

м е т р о в  п о  в 7 , 6 7/ о с т а л ь н ы х -  п а  С М 7.
6. М а т е р и а л  д и с к а  с т а л ь  7 2 x 7 6 7 7 / О Т  Г О С Т  S 6 3 2 - 7 2 .

Привязан

Ш Ж

ТП, 903-H/SM JTM4-&
полносборном котемногРеЩог/мшТТЗ'/вммдм 
мнскоьо *жут

I Инструкция. сопла 
Профилем ,  учхруг# '

Ш лШ с £ ’Ш Е Е

т т я р з trm w ,1U Горьковский
7 < ? м т т т м \
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бслобмо/е одогничения

Обозначение
-------- ------------ ------------------------ !

Раи ме коВание

© Манометр показь/Вающий

© Манометр самопишущий

Ф /Термометр самопишущий

ЕЗ Манометр сигнализирующий

Ш Уро£н$мер сигнализирулощий

Ш /Термометр показь/Вающий 
сигнализирующий

ш Уробнемер /Юказо/багющий
Сигнализирующий

ш Манометр показь/Вающий 
Сигнализирующий

ш Вторичный прибор Самопишущий 
Сигнализирующий

® Расходомер покалыВающий

ф Расходоме самопишущий

© Расходсмер самопишущий 
интегрирующий

@ УроВнемер показыВающий
Самопишущий

® Расходомер самопишущий интегрирулощЩ 
С дополнительной Записью баВленил

® Газоанализатор покаль/Валощий

ф PpuSop перемещение регулирующего 
органа показывающий

ф Перепадомер показывающий

ш Лридор состаВа газа 
сигнализирующий

Обозначение Наименование

й Манометр дифференциальный

й УроВнемер дифференциальный

й Расходомер дифференциальный

— Термометр ртутный

о=» Мермобаллон регулзтора 
температуры

OsS2> /Термометр сопротивление

ф Сосуд кондЛнссмз&омммй

9 Сосуд раздели тельный

© Диафрагма

Водомер
-г Отборное уетройстВо даВпенил

(Ш Приемное устройетбе Ао» измерения 
содержания fi#

придЯ9ан:

uuf.J*

___ ТП № -Г-2Ш Л Т м /. 3S

—
Оолмоемрвя лтЬЗыМШ t д/ймому Дё̂ /̂г/лг
fo* еелмкого еттяемтЬ.Ьш£.ь* ̂

ш иш ят ш л
—

' Г Л /

ZZ
Условные обозначения

Сантехляозьт

Типовой проект 903-1-215.84

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293808/4293808136.htm

