
ТЖОВОЙ ПРОЕКТ 903-2- 1Z

Установка мазутоснабжения 0=11 мЗ/ч, В=25(10) кгс/см2 
с наземными металлическими резервуарами 2 х 3D00 м3
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вязаное болеро
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ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 903-2- fB &

Установка мазутоснабжения 0=11 мЗ/ч, В=25( Ю) кгс/см2 
с наземными металлическими резервуарами 2 х 1000 м3

АЛЬБОМ У!, ЧАСТЬ 4
ЗАКА.ЯШЕ (ЖЦЮКАЦИИ

Разработан
проектным институтом 
"Латгипршром"

Госстроя Латвийской ССР

Технический проект 
утвержден Главпромстройпроектом

Протокол )& 33 от 7-8 июня 1977 г. 
Рабочие чертеживведены в действие Латгипропрои.эм 

Приказ Л 128 от 8 мая 1979 г.

Главный инженер института 
Главный инженер проекта

В.Фолимонов 
А.Думай
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ТИТОВОЙ ПРОШ 908-2- /2

Установка мазутоснабжения Q=H мЗ/ч, Р=25(10) кгс/см2 с наземным 
металлическими резервуарам 2x1000 иЗ

АЛЬБОМ УШ, ЧАСТЬ 4
Стр- 11

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗНЫЕ ЦЦЦЦИДМАЦИЙ

А»
пп

Наименование про
изводства, цеха, 
отделения н т«д*

Часть
проекта

X
специфика-

да Наименование заказной спец*$икацин
Количество
ластов

X
страницы

I Иясенерше сетн Автоматизация 1-КШ На кабели и трубы внутрипдощадочных сетей I 3

г Электротехни
ческая 1-Э &  внутриплсщад очные кабельные сем I 4

3 2-Э На осветительное электр ооб орудсванже наружного освещения 2 5 ,6

4 Связь я сигна
лизация 3-Э На кабели ж провода слаботочных сетей I 7

5 «•■и Водопровод и
*яяядгтаяцжст I-HBK На оборудование внутриплададочных сетей 2 8,9

6 2-НВК На арматуру внутрипдощад очных сетей I Ю

7 Тепловые сем I-TC На арматуру I П
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УТВЕРЖДАЮ.
UAUAUblflflV

«___ »___________________ «7__ г.

Коды

Формы № oeototr

Гвегмънм проектная организация__________________________________________________

ПРОЕКТНАЯ лттитАимо - рлпаляппа/ш Да^ГдЦРОПРОМ _

КОМПЛЕКТУЮЩАЯ "Т^миААцт 

Отрасль народного « «иФсгоа

Министерство - яркаяМИК _______________

IAABN0E УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА (ОБЪЕДИНЕНИЕ)______________________________________

Предприятие__________________________________________________________________
Объект (производственная мтцмасть) Установка МазуТОСНабжеНИЯ 0=11мЗ/ч,
^ ^ б О О ^ в т о / с а ^  с наземными металлическими резервуарами

ГУМТС (УМ ТС)_____________________________________________________________

Часть (раздел) паписта Автоматизация

Срок ввода в я к с п п у я г а ц и ю _____________

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ №  I - ™  „
^  кабели  и трубы внутршигощадочных сетей

Всего листов__5.

Лист N* I

С ВИД ОБОРУДОВАНИЯ, ИВДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ЗАКАЗЧИКОМ)
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Наименование и техническая характеристика
ОСНОВНОГО N ИОМПЛЕКТУЮЩЕТО ОБОРУДОВАНИЯ, 
ПРИБОРОВ, АРМАТУРЫ, МАТЕРИАЛОВ, КАБЕЛЬНЫХ 
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Принятая потребность на тог г

В ТОМ ЧИСЛЕ ПО КВАРТАЛАМ

Ст
ои

мо
ст

ь 
вс

ег
о,

ТЫ
С. 

РУ
Б.

НАИМЕ
НОВАНИЕ «ад 1 п HI IV

1 2 3 я 5 6 7 В 0 10 и в 13 14 18 16 17 1В 19
I .  Кабели

I К абель  контрольный с медными КБВБ 
жилами в  полихлорш ниловой Ж )х1,5 
оболочке с  полихлорш ниловой ГОСТ 
изоляцией,бронированный с т а л ь -  1508-71 
ными лентами

км/т 0 .18 5
0^205

2 То ж е, с  алюминиевыми жилами АКБВБ
7 x2 ,5
ГОСТ
1508-71

«1
0 .21 5
07200

3 То же

П . Тотби

АКБВБ
10x2,5
ГОСТ
1508-71

«1 пи

I Труба асбоцементная (д л я  
защиты к а белей ) Й *

ГОСТ
1839-72

м 25

П римечаете: тртинне в i 1 проставляю тся при привязке проекта.
Главннй инженер п р о е е т а ^ ^ ^ ^ Д гм а н  Заказчик (руководи тель строящ егося предприятия) Руководитель комплектующей организации
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УТВВ’ЖДМО:
№ V -Ж- ч -

Формм N*

«7 __ Г. Генеральная пр о ектн ая  о и к н и в а ц и я .

Пр о ек тн ая  о р п ы я я а ц и я - и а в ж я с т ч и к .

Ко м п яекгио щ ая  о р л м и в а ц и я -------------------

О тколь нагодпого м омАс г о а -------------------

Дастидропрои

МИНИСТЕРСТВО (ВЕДОМСТВО)-ЯЯКАВЧИК------------------------

Imshoe япиналыме ми метется *  (обыэдиитии) 

Предпри яти е______________________

Объект (проивводствежая мощность) Установка мазутоснабжения О аЦ м уч ,

P=25 (I0 )gro/cM 2 с наземными металлическими резервуарам »

ГУМТС (УМТС).

ЧАСТЬ (РМЩЕЛ) ПРОЕКТА____

Спок И О Д А  В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Электротехническая

ОООЮ17

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № _ J^ .
ыл дяутр *я* д ,ру||пмянй кабельные сети

от « . «9 7 .
Всего листов___

Лист N* ___ L

(ВИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫ* ЗАКАЗЧИКОМ)
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ОСНОВНОГО И И — ТВ Г1КЩ1 11 ОБОРУДОВАНИЯ, 
1МИБОРОВ, АРЗЯРУРЫ, М АТЕРИАЛОВ, МБЕЛЬНЫК

■  д о и в  а д о м !
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Принятая потребность  н а  197 г.
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В ТОМ ЧИСЛЕ ПО КВАРТАЛАМ
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I II III IV

14 1S 16 17 1В *

КОД ОБОРУДОВАНИЯ, 
МАТЕРИАЛОВ

F*, а.

и
ю

2
И П Г

| | s l ? e
ВТ.Н. ИА 

СКЛАДА

и 12

* |

i . i

I  л

I *  К абелы м е изделия 

Кабель
и м  за______w ___________ __
вой я зо и я ц е в  ,  т т я Л  
ГОСТ 16442-70, сет

-  Зх4+Хх2,5

-  3x70+1x35

ABBT-IkB 0 ,06

0 ,36

проекта А Д ун ая Заказчик
(руководитель строящ егося 
цредщшятия)

Руководитель
комплектующей организации
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(ВОД ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛОВ» ПОСТАВЛЯЕМЫХ ЗАКАЗЧИКОМ)

Наименование и техническая хамкггрмстика 
ОСНОвИОГО И ИШЛЯЕКТИЯЦЕГО осорудования, 
ПРИБОРОВ, АРМАТУРЫ, МАТЕРИАЛОВ, МБЕЯЬИЬК 

И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ

|г о| 

||111

|4i
i l l .
S e x  т i f -

f i l l

ЕдиницамВБАИвешмИИИСгьЛРТЛ

КОД 060РЗД0ВММЯ, 
материалов
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Принятая потребность на 197 г

Вс
его

В Том числе по КВАРТАЛАМ

Ст
ои

мо
сть

 вс
ег

о, 
ТЫ

С. Р
У*.иавАние I II ж W

Э л 5 в 7 в 9 10 н «г «в 14 18 16 17 18 a 1
I .  Комплектные издядия »  яппя- 

ваты низкого яяппя»мш ^

X . I  Переключатель ПКУ-3-58-
-И -2037-
-У 2

1*2 Перекдвчатель ПКУ-3-58-
-И -0101-
-У 2

2* О в в етю м ь^яи прм^сюн 
и дстпяпш м пдета

2*1  Светильник к о я ео я ы и ! б ск о - СКЗР-250
в ого  светсраспределення с 
встроенным ИРА д ля  ламп е 
ДРА-250

Дампа ртутная ввсокаго дав - 
денхя с  мсправлвнной ц вет-

I

I

1 0

2 .2
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Пр-дприггив______________________ _________________
Объект ( производственная мощность) У С Т а Я С И К а ^ у Т О С Н а б Ж в Н И Я

-  6 -

ЗАКАЗНАЯ СП ЕЦ И Ф И К А Ц И Я  N*_m

(О К ^ П И М И е )

в е н о  ли сто в__

Лист __2______
гр ез ервуаз 

s ..
?и*в и п ш и  мл------------------------------

НАИМенОВАНИС И ТЕХНИЧЕСКИ! харак теристи к а  
основного и комплектующего ОБОРУДОВАНИЯ,
ПРИБОРОВ, АРМАТУРЫ, МАТЕРИАЛОВ, КАБЕЛЬНЫХ
*" и д р у ги х  иаделий

| | | *

i l l s !
*  1 з  1 1

a i «
й е 5

Еди ни ца
ибМЕРеиия

с
с

Z
*

8 р

f i l l

|— **

1 2 в А 9 б 7

ХОД ОВОРУДОВАИИЯ, 
МАТЕРИАЛОВ

н остьо . четнрехзлектродная 
ГО С Т 1 б3 5 4 -7 7 Т о  цоколем 
Р 40/55-2

3 .  —

К абель силовой с алш и н н е- 
вой жилой, с п ха см а сс  овей 
изоляцией . круглый 
ГОСТ 16442-70, оеченхем

ЛРЛ-250

l i
к
i i

ю

3
8

1 2
3 *

i i
я

! Ь
s | ? e
ВТ.Ч . НАскладе

12

S «
ПРИНЯТОМ! ПОТРЕБНОСТЬ НА 197

с :g  & В там числе ВО КВАРТАЛАМ

у

!!?Ill 1

1 ■ И IV

18 и 19 « 17 «в . 12

1 0

3.1 -  2x4 х в о и АВВГ- 
- 1,0 кВ ш 0,110

3.2 -  2x10 к в д ш
• 0,170

3.3 -  3x10 кв .Ш 1
• 0,030

3.4 -  3x104-1x6 к в  .МВ
• 0,120

Ih iw o f  яч и л и  i t i w i  с  я ад—
миниевой х и л о й , е  п о ли -

3.5
винилхлорид ной и золяц и ей  
ГОСТ 6323-71,  сечеви ем

ATTFU
- 0,66 кВ • 0,350

4 квдии

/главны й кнхенер щ>оекта Л Л ум ан

С > ‘

Заказчик
(руководитель строящ егося 
предприятия)

Руководитель
вем пхектущ ей  организации
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УТВЕРЖ ДАЮ :

Уин Щ вШШМ

«____t _______ ____________ 197__ г..

7
коды

ФОРМЫ N* 0601017

Генеральная проектная  о рп м я еац и я_________________________________

Проектная организация - новпивотчик--------- Лет$ИПЕищдШ

KawnrwiitTjЮму̂я РГПГЧШТ»ЛЦИЯ | , - ■——- — ..

О т е л ь  народного хозяйства_______________________

Ми н и стерство  (вед о м ство ) - з а к а з ч и к ------------------------

(ЛЛ6Н0Е УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА (ОбЪСДИНЕНИЕ)

Предприятие.
Осъскт (проиввопстеенкал мощность) Установка мазутоснабдения 9=11 мЗ/|* 
Р=25( 10) КГС/СМ2 с наземными металлическими резервуарами=25(10)

'2x1060 м3
ГУМТС (УМТС)

Часть (раздел) проекта. Связь я  сигнализация

Срок ввода в висплуюацию

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ №__з=э_ от «
^  внутридлещадочные кабед ьш е сети  связи

Всего листов — — 

Лист N* ______I

(.ВИД ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ЗАКАЗЧИКОМ)

Наи м ен о ван и е  и  тех н и ч ес к а я  характеристика 
основного и комплектую щ его оборудования, 
ПРИБОРОВ, АРМАТУРЫ, МАТЕРИАЛОВ, КАБЕЛЬНЫХ 

И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ

a t  8
К  51
< с ш
i f f i i
h ' i s i
i l i l i

i  %i

t i l l

Единица
измерения

КОД ОБОРУДОВАНИЯ, 
МАТЕРИАЛОВ

По
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ст
ь
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is4 а.
ы

2

||
ш
i i l i
S i s e
ВТ.Ч. НА 

ОКЛАДЕ

1

i t

Принятая  потрезность н а  197 г

Вс
его

В ТОМ ЧИСЛЕ ПО КВАРТАЛАМ О

5

h
и

h m m e -
нование «ад I II Ш IV

3 4 5 6 7 В 9 ю и в » 14 15 16 17 16 19

I *  Прочие кабели  и провода

1 *1  К абель телефонные связи  я
радиофикации ТУ16-505 .755 -

ём к .2  х  1 ,0  ПРППМ хм 0 ,25

А .ДумайГлавные инженер проекта Заказчик
(руководитель строящ егося 
предприятия)

Руководитель
комплектующей организации



9 0 3 -2 -/В Л х .7 1 ,4 .4  -  g  -  0&f-20

(.ВИД ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫ* ЗАКАЗЧИКОМ)

Дгея1сггв8нш -пмтьею 1-щ ю дзводственно- 

протявэоожншый водопровод

I

1

2  

3

нвк-з московского

Дрейримр жииантйрь 

НБК-3 Пеногенвратор т а  ГЭД-600

ГОСТ
8220-
-6 2

ГОСТ 
5 .1061- 
-7 1

НВК-З Ст в о л  ш жарнн* ручной РС-70 
dcnp. =  19

- • -  Двпосмосдтои. ПС-2

Р азветвлеш я  поларине  РТ-70

ГОСТ
9923-67

ГОСТ
7183-72

ГОСТ
8037-66

шт

шт,

ВТ

3

2

4

2

24

вс
ег

о,]
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Предприятие
Опект (ПРсиаввЩЕтасмнАЯ — инпеты Установка ВИЗУ ТОСНЗбжеНИЯ

-  3 -

ЗАКАЗНАЯ СП ЕЦ И Ф И КАЦ И Я N * J ± E _

(продолжение) 

асаго листав__
Лмгг 2

J t s s

5 
*
6

К м а н т т у ц т а и г г г т а о о  а з — _____

НлименоаАние и техническм хармствристика 
основного и комплектующего оборудован.т,
ПРИВОРОВ, АРМАТУРЫ, МАТЕРИАЛОВ, КАВСЛЬНЫК

и других иадклий

i * o §
l i l ®

I  I l s  |пт
l | |

Mi

Единица
ивмерения

код оборудования, 
материалов

Аh *
i t

I ?
5 8 I S

J
1
ш
fist
ВТ.И. НА
склчВ

г *
i |

t i ,

i d

Прижим пвтрвююсть на та? г.

1

в таи числе по кварталам
g

к

1 ?

«А » в м IV

1 в в 4 9 в 7 8 9 10 и ia IS и я и 17 Я 1»

5 НВК-3 Переносная пожарная мотопом
па 1Ш-800Б

ГОСТ
8544-74 ■ г . 3

6 - * »  Тележка Т-44  для перевозки 
переносвнх мотопомп ж ком
плектующего оборудования

ВТ 22- 
2456-72 и 3

Главный жнюенер проекта А.Думан Заказчик /руководитель 
строящ егося предприятия/

Руководитель
комплектующей организации
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УТВЕРЖДАЮ:

■̂■■■рммМк1М*айщмцмшниммшн̂ммя1ншнИ1̂МИМ1*

« ____ » ______________________«7___г.
Гениальная проектная ввгтоявАДОД--------------------------------------------------

« ш ш  аттттт-~тт~*____ Даигоропрои

Код*-'
♦ер-.?* N* 0604017

Комплектующая орпюв4ьаци* _ _ -------- - -  , — — -----------------------------------------------------------------------------------
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В там ПО КВАРТАЛАМ
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Хозяйстве вго-штьевой-ггроизводственно-
противопожарный водопровод

I HBK-5 Задвижка фланцевая для воды 
Ру = 10 кгс/см2, t *  225°С,

ЗОчббрр 200

2 1» То же, i  250 "•И

Трубопровод раствора пенообразователя

I HBK-3 Задвижка фланцевая для воды 
Ру = 10 КГС/СМ2, t = 225°С,

ЗОчббрр 80

Каняяизяпия замазученных стоков

I HBK-3 За,движка фланцевая для воды 
Ру = 10 КГС/СМ2, t  ~ 225°С,

ЗОчббрр 200
Главшй инженер проекта А.Думая Заказчик /руководитель

/  предприятия/
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комплектующей организация
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Всего яисюв —  

Л ет N* ____I

Принятая потребность  н а  107 " Т

В ТОМ ЧИСЛЕ ПО КВАРТАЛАМ

1 II III IV

«9 то 17 та

II

IX

Арматура

I Вентиль запорный фланце— 
выв Ду25

15с27яж1 шт. 2

2 То же» Ду35 И 2

А .Думай Заказчик
(руководитель строящегося 
предприятия)

Руководитель
комплектующее организации
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ЦЕНТРАЛЬНЫ Й И Н С ТИ ТУ Т  ТИ П О В О ГО  ПРОЕКТИРОВАНИИ 

ГОССТРОЯ СССР

Маска». A-44S, Г м м и н  уд, 22 
f> — и ■ в п а  IfPj

Заказ lb f 0 6 9 &  Тираж  энз.

Типовой проект 903-2-12

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293808/4293808702.htm

