
ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
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Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Е  К О Н Д И Ц И О Н Е Р Ы  К Т Ц 2  

И С Х О Д Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е  Д Л Я  С О С Т А В Л Е Н И Я  З А Д А Н И Й

АЛЬБОМ I ПОЯСНИТЕЛЬНА ЗАПИСКА
АЛЬБОМ II СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ НА ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ АГРЕГАТЫ И НАСОСЫ К БТМ 
АЛЬБОМ III СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ НА СЕКЦИИ КОНДИЦИОНЕРОВ МОДИФИКАЦИЙ РАЗОВЫХ СХЕМ 1,2
АЛЬБОМ IV СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ НА СЕКЦИИ КОНДИЦИОНЕРОВ РАЗОВЫХ СХЕМ 3 ,4  И ИХ МОДИФИКАЦИИ
АЛЬбОМ V СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ НА СЕКЦИИ КОНДИЦИОНЕРОВ МОДИФИКАЦИЙ БАЗОВЫХ СХЕМ 5.6 и БАЗОВОЙ СХЕМЫ 7
АЛЬБОМ VI СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ НА СЕКЦИИ КОНДИЦИОНЕРОВ БАЗОВОЙ СХЕМЫ 8, МОДИФИКАЦИЙ БАЗОВЫХ СХЕМ 8 и 4,

РАБОТАЮЩИХ В ПАРЕ
АЛЬбОМ VII СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ЗАДАНИЯ НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ

АЛЬБОМ И
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ НА ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ АГРЕГАТЫ

И НАСОСЫ К БТМ
СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ:

РАЗРАБОТАНЫ УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ 
В ДЕЙСТВИЕ С 
ГЛАВПРОМСТРОИПРОЕКТОМ 
ГОССТРОЯ СССР
ПРИКАЗ № ОТ 1984г.

и н с т и т у т а  Ш и Ш ) — I
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КФ ЦИТП ина. N9091/2
архитектурное проектирование
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ГОССТРОЯ СССР 
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ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

SD4 -D2 -  18.85

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ КТЦ2 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ЗАДАНИЙ

АЛЬБОМ II

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ НА ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ АГРЕГАТЫ 
И НАСОСЫ К БТМ

К* ДИТП ИНВ. NSDB1/2
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Л и с т Н а и м Е н о Ь а н и а
С т р а 
н и ц ы

1 Опись черта  ̂ е й , (па чаю) 3
г . Опись ч е р т е ж е й  (окончание) ' ч
3 к тц г -ю . В е н ти л я то р н ы й  а г р о - 5

г о т  Пра°,ЛрЧ5° Пр4о°

ч КУЦ Z -1П9 В е н тш  я торны й а  г  р е  - 6
г а т  Пр 1800

5 КТЦ2-20. Вентиляторны й а гр е га т 7
ЛРа ь,Пр45°Пр9а°при 7,5) Н и iSn6 m.

б К ТЦ 2 -20. Вентиляторный а гр е га т 8

ПрО° Пр 45* Пр90° при2 2 кВт.

7 К ТЦ 2 ~2 0 . Вентиляторны й а гр е га т 9
Пр/80° При 22к&п.

8 КТЦ 2-20  Вентиляторны й агрегат 9
Пр 180° при 7,5; Н и  1'5к В т

9 К Тц2-3 (5 . Вентиляторный а гр е га т Ю
ПрОь, Прк5°, Пр9П°при/5; 18,5 и 22кВт

№ КТ142- 31,5 ; Вентиляторный агрегат Н
flpCf, Hpfs* nP9D° при ВО кВт

7 i КТЦ2~3(5. Вентиляторный агрегат 12
Ла°Л^51(Л90‘’ лри/5, Щ5 и22к6т

12 КТЦ2-31.5. Вентиляторны й агрегат 13
АО* А95° А90° при 3 0 к В т

13 КТц2~з(5, Вентиляторный агрегат 1k
Пр (80° при 15; 18,5 и 22 кВт.

______ /4 К Т142-3 ( 5 . Вентиляторный а грегат 15
Пр 180° при 3 0 к В т

15 КТЦ2 -3/, 5. Вентиля торнь/й агрегат 16
А 180°При 15) 18,G и 22 к В т

. Л и с т Н аим ено& анив СШра-  •; 
ницЫ

16 КТ%2-31,5! Вентиляторный .а гр е га т 17
/Ш° При ЗОк&т

17 К ТЦ 2 -ko. В е нти л я торны й агрегат 18
Пр О0, Пр 95°Пр 90° При 18,5 и 22 ф т

/а КТЦ2-9а В ентиляторны й агрегат 19
Про® Пр9 5 °ПрВП° при зо и37кВ т.

19 к т ц 2~9о. Вентиляторный а гр е га т 20
AQ°, A k5°A90° При 18,5 и  2 2 к В т

20 К т ц г -k o .вентиляторны й агрегат 21
Л0° А95°, А90° при 30 и  37к В т

21 КГЦ 2 - ko.Вентиляторны й агрегат 22
Пр*8Па при /8,5.и 22кЁт.

22 К т ц г -k o  В е н ти ля то р н ы й  агрегат 23
Пр 180° приза и З7к3т

23 К Т Ц  2~4о . Вентиляторны й а гр е га т 24 _
/) /8П° при  /3,5 и  22 к&т.

2k К Т ц 2 -ko. Вентиляторный а гр е га т 25
А /80 ° при ЗП и 3 7 кВт.

9а^/2

7----
S 0 k - D 2 - 1 8 8 5ШшШ белеет В,

Га слей. ТинаГкм/й Щи
ежи?- ЫввшБввЖ т Центральные кондиционеры К тц 2. 

исходны в данные для составления заданииСт.шгЛи. тс/Па* Ж 7-
Ст.инж. блльская '75-У̂ , Стадия Лист Листай.
Стимж /Ж0££__. ЬЫ'ЛМ ' Р 1 U7

О пись ч е р теж е й  
(но чало) „

' Г о с с т р о й  cccf?
ХАРЬКОВСКИЙ
САВТЕХПРОЕКТ
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 Ж J u c m Н  а и м  ена € а и и е С тр ,

2S . КТЦ2~6$\ в ентиляторны й агрегат 26
пра‘/ Пр45°пояа'’. а о ° a 4s° лза°-

2е _ КЩ  2" 6 3. Вентиляторный агрегат 21
П р /80°

27 ■ КТЦ 2-63 Вентиляторный агрегат 28
А / 60°

26 Н.ТЦ-2-ёо Вентиляторны й агрегат- 29
ПрП° Пр45°. Пр90°, ACT, А45°, А9й°

29 КТЦ 2"80.. Вентиляторный jarperam so
Op /80°

SO К ТЦ 2-80 Вентиляторный агрегат ЗУ
т о °

ЗА КТЦ 2--/25. Вентиляторный агрегат 32 •
ПрО°,.Пр45°. Пр9П°

32. КТЦ 24 /25. Вентиляторный агрегат
А0°, А 1/5°, АЮ°

33 КТЦ 2- А25. В О йтш ятор н ы й  агрегат 34
Пр /80°

34 КТЦ 2- У25, Вентиляторны й агрегат 35____
л т °

3S КТЦ 2-ИбО'Вентиляторны й агрегат 36
ПрО° Пр9П°.

з е КТЦ 2- А60. Вентиляторный агрегат 37
АО", лза°.

37 КТЦ 2' -160. Вентиляторный агрегат 68 -
Пр /80°

38 КТЦ 2-А60° Вентиляторный агрегат 39
л т с

и

яи dm Паи мена 8ание С тр

39 КТЦ 2-2оа. Вентиляторный агрегат 4а
Про* пр 90°

4а КТЦ 2- 200. Вентилятор ныи агрегат Ы
Аас, А90°

4/ КТЦ, 2- 200.. Вентиляторный агрегат 42
Пр № °

42 К Тц 2^200. Вентиляторный агрегат ~ w ~

ш а г
ц ^ ~ КТЦ 2- 250. &ентилятарный агрегат 44

Про° Пр9й°
Ы/ КТЦ 2'250. Вентиляторный огрегот 4 5

АО°, А9П°
4б К ТЦ 2- 250 Вентиляторный агрегат 4б

ПР МО*
. 4б КТЦ 2-250. Вентиляторный* агрегат 4 7

4п
ш а *
КТЦ2-Ю ... КТЦ 2-250. Компановки 48
7... А4. Насосы к б т м

4
Ш я т
Глс л£ £
В м а х л -
Ст.инЖ

В ело цсаГ.
Синайский

JD p B p JsS

ёИ
ж щ

77̂
’ 9 0 U - D 2 - ^ 8 . 6 5

ц е н т р а л ь н ы е  к о н о и ц и о н е р ы  н т ц  2 
и с х о д н ы е  д а н н ы е  д л я  с а с т а  Л л е н и я  з а д а н и йJ p g '- '

СШ/иМ
Cm ин*

Б яльс' к о а
Т а л и ч 6в_ ? ir r : С т р о и т е л ь н о е  з а д а н и е

CmabusA Л и с т  

Р  1 2*

Ли о лпс Г,

— О п и с ь  ч е р т е ж е й  
( о к о н ч а н и е )

Г о с с т р о й  с с с р

Х А Р Ь К О В С К И Й
С Д Н Т Е Х Л Р О Е К Т
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8 шаниеВ 4пп х //7/7 *
Ш Л А л а й  Фзпдогл^тгнх 
Шли б олт  Ф 42

I
I

Ж

опор кондиционера 

£

J 7 &  m enace Sett^

ось
Щ йЛАЗлш ш ими  

т а р а

Техническая коракт еристика
/ индекс Of 44ZIO 04*4(230 о/ И31 а а1 ч/ззо ТЗТ Ц'Ш’а " Q4 44330

ж т т г
Oi kidJiSL.

2 Полное давление, кПа 4,0 У.2 и 4. в

3 Наименование Вентилятор радиальный 
одностороннего Всасывания

k Тип ц Ц -ч а  п б .з

5 Частота Вра~ 
щеми я ротора

еентятора°%т /Uko1

1kSS
в Мощность, кВт 5,5 7.5 it
7 Масса дВищщикся частей, кг 60 72 90

8
Амплитуда динамической 
нагрузки на один Вибро - 
изолятор, кгс

5

9 Общая масса без изоляции,кг 29а 25,5 2 65
40Поверхность Вентилятора, mz Z9
it Общая масса с изоляцией, кг

Чесша истсшо&жш 
£> и З р а и ъ тя п ш р м

Ночотд 
CACnetL 
Рткгр 
Cm um<.
О п ш А  
Со.V инк 6.

Ш Л'-JCUi
'CiWOc&
Ъгропотве/
10&QK—
[ШН£Ь

№ СК'*±

9 0 4 - 0 2 - / 8  8 5

6
90911?

Центральные кондиционеры КТЦ 2  
исходные донные для составления задании

Строительное задание
$гадия

<ТЦ?Ч0 Вентиляторный 
агрегат ПРО* прч$аг пр 90°

Р
чист листе7Г

4 7
Госстрой СССР
ХАРЬКОВСКИЙ
САНТЕХПРОЕКТ
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Отметка низа осНа&аНия
опор кондиционере

& -> Г

8 шанцев /aox/oaxWDh

Ось корпуса Венти-

/ индекс* а г. HiziQ 02 41230 . 02 И310 
02 41330

02. Ч/ЗП 
02.4/331

г Полное,давление, кпа a s 1.Z 1.Z

3 Наименование
В е н ти лято р  радиальный 
Одностороннего Всасывания

ч Тип цЧ-ча л  8

5
Частота Вро~ 
щения ротора

$енгш?тароа%ш ■ юЧа 1175 1250
электрйд&игогеАя 19-65 14-70 1465

6 Мощность, кВ т 7,5 11 15
7 Масса движущихся частей, кг 190 213 190

8

Ам плитуда динами
ческой ногруъки 
НО один Вид'ро и зо
ля т а р ,  кгс

23

9 Обитая масса дез изоляции, кг $15 650 695
ЮПо&еръность Вентилятора, мг 5.7
а Общая масса с изоляцией, кг _________ 1_________ 1_________

\  место установки 
& и врой зол я та р о

'7
3091 (ъ

_
Начагд. 
Га слей

БелонсоВ
Синайские! Щ и

у

Рж ГР
Cm. ин#. 
Cm инк 
Cm нш.

Ш ш & Ж  
Тойст.__

станет.. Арии'

~

9 0  U  -  0 2 - 1 8 . 8 5

данные дли составления заданий^

Строительное задание
стадия Шсш! Писать

при

4 7
Госстрой СССР
ХАРЬКОВСКИЙ
САНТЕХПРОЕКТ
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Техническая характеристика

1 индекс 02.41MU, 02 4/43/

2 Полное д а в ле н и е , кПА 4,6

3 Н а и м е н о в а н и е
& еигпил я т и р  р адиальны й  
одностороннего ВсосыВанця

ч Т и п ц ч -7 а н &

5 Частота S pa- 
ирония рптора

111

4350
Элеироббигагыя 1470

в М ощ ность , кВ т. Z Z
7 Масса дВи^ущихся частей, кг 2/3

8
Амплитуда динам ичес  — 
к а й  н а гр узки  .на оди н  
В и б р о и з о л я т а р , кгс

23

9 Общая масса без изоляции, кг 7 85
ТО ПоЬерлнисгпь Вентилятора, м 2 5.7
П Общая масса с изоляцией, кг

8
3091]z

Нан отд 
Гл спей 
РУ к Гр 
Cm иш

Синайский
— 9 0 4 - 0 2 4 8 . 3 5

ЪеяшБвш
Табак

J f tff Центральные кондиционеры К ТЦ2. исходные 
данные для составления за да н и й

Cm. инк а т с м Б
Галичеб &л. is С т р о и т  ел ь нов задание

Стадия Аист йистпь
Р 6 Ь 7

Ш Госстрой СССР 
ХАРЬКОВСКИЙ 
САНТЕХПРОЕКТ

— - — -------- —



Ти
п

о
в

ы
е

 п
р

о
е

к
тн

ы
е

 р
е

ш
е

ни
я 

Д
ль

бо
м

 ц
JJL

Техническая характеристика

О тм ята  низа основа-

л г. .

\/

ни я опар кондиционера

юхзппН
£ L o m & ^ j z m u j l ^ -Z O _ \
хша̂ еяндам ел/гшд/й. \

б о л  т  Ф / 2  _

I
I

!
§

ось нар.ижа_ _ _ _
А е ш и н я т а р а —

{ индекс а2к/Ш:агМ/къ1
2 Полное давление, к ПА Кб

3 Н а и м е н о в а н и е
В е н ти ля тор  радиальны й  
одностороннего Всасы&анщ

4 Т и п ц1+~ЧП N 8

5 Часто го Вра - 
имения ротора

8енгилятора°%иь / 3 50Г&̂3I£JL Щ ТО
б Мощность, к В т 22
7 Масса движущихся частей, кг 213

8
вмплигпида динамичес
кой нагрузки на о д и н  
Вибро из о л я т а р  .к г  с

2 5

Общая масса без изоляции, кг 785

to Поверхность Вентилятора, 5,7

и Общая масса с изоляцией,кг

Q

9 0 9 1 /2

~Рбл~
■—

9 0 ^ - 0 2 4 6 . 6 5
Центральные кондиционеры к тц г исходные 
банные для составления задании

‘Г&Ь—
Строительное задание

Стадия Ш л и MifflsL
V ^  Т---- — Р 7 4 7

---------- КТЦ2-20 Вентиляторный  
агрегат Пр 180 
П ри Z 2  к ь т

1 о сстр о й  ссср
ХАРЬКОВСКИЙ
САНТЕХЛРОЕКТ
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555
150,200^06, 7b S J50

895

135
135.

300. 800

/ и н д е к с bz. ч т о
02.4iZ30

at ч\ът
02Ч<ЗЪО

UZAlbti 
02.4/33/

г Полное д а в л е н и е , к Па 0,8 1.2 /,2

3 Н а и м е н о в а н и е
В е н т и л я т о р  радиальны й  

о д н о с то р о н н е го  ВсасыВания

k Т и п Ц Ц --7 0  К 8

5
Hocmama Spa- 
щения ротора

Ь ентятсро % ин ю Ц -а //75 /2 5 0
электродвигателя /4бз 1^10 М 6 5

6 М о щ н о с ть , к В т 7.5 // /5

7 Масса д В и ^ щ и ш  частей, кг /90 2/3 /90

8
Ямпа и т у т  а донами ческой 
на гр узки  на о д и н  
В и о р о и з п ля ггш р , кге

2 5

9 Пдщая масса дез изоляции, кг 6/5 6 5 0 695

ID ПоВеркнпсть Вентиляторе, мг 5,7
Н Одсцая масса с изоляцией, кг . ....1 1. __________

 ̂ 8 шанце В /оотакюаЬ 
Зм т М рш 1й±го.м ай^ 
Ф зндоментпый З'лл т

p e t М т т хРиЬш А .
' й ^ ш и п я п т ш

j0 ‘
309 j  2

Ось корпуса В е нти лятор а

9 Q U - D 2 4 8  8 5

Центральные кондиционеры  К Т Ц 2  
истоанные данные для составления зодс

Cm р о и те  а ь нов за д а н  ив  | р  ( с  \ / p j

nrf/jHUtJ

КТЦ2~20. Вентиляторны й
агрегат Пр 180
при 7,5, п и /5кбт______

Госстрой сссв 
ХАРЬКОВСКИЙ 
САНТЕХЛРОЕКТ



Техническая характеристика
1 индекс ~ПзШТГ

03.41231 аз. 41311 аз. 4/331 03.41ЧН03.41431 04, 413 U 04 41331
г Полное д а в л е н и е , кП А 0,8 1,Z 1,6 1.Z

3 Н аименование В е н т и л я т о р  р а ди а льн ы й  
о д н о с то р о н н е го  бса сы & а ни р

ч Тип Ц Ч-76 К92

5 Частота б р а -  
щения ротора

В е н ги лтр о ° % т Gka 750 850 765
электродвигателя 323 э Ч з Ч аз 383

6 М о щ н о с ть , к В т 15 98,5 22  " 22
7 Мосса дВи^щижся частей, кг 975 980 975

8
Ймплигпида динамической  
нагрузки но один  
Виороизолртар, кгс

3 S

9 Общая масса дез изоляции, кг 1300 1370 /43 а  1390

10 ПпВер̂ ность Вентилятора,мг 9.Z

И Общая масса с изоляцией, кг I I Г

Н
9D9i/z

Ночатд БемпсаВ 6i / ^ 9 0 ^  02 - 18 85
Глспец 
Рж гр  
Cm инж

СинойСЫ'й
Беро-югьш
Тодак

Центральные т /  Опционеры К Т Ц 2  
Uскидные данные иля составления заданий

Cm И 99.К 
Cm utf/K

Бяльская
Галичеб

^ И г~ -

й  л ' Строительное задание
Стадия Лист Листов..

Р Я h  7

—  - - -
К Т ц 2-31.5 Ьеылил чпюраый с 
а г р е г а т  п  >3°, пр чь пр о  
при 15 18.5 и 2Z увт

Го С СП 1 рой СССР
У А Р Ь К О В С К И И
САНТЕХЛРОЕКТ
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отметка нива ос.нобания 
опор  кондиционера

ч/

Щ .

Техническое характеристика

1 индекс ой. 4/4// 4/4з/

г Полное давление , к ПА 4 6

3 Найме ноВ а ни г
В е н т и л я т о р  р а ди а льн ы й  
о д н о с то р о н н е го  Зсасы Занир

4 Тип ц к -1 6  tU l

5
Частота Б ра- 
имения ротора

&ентилятароа%ин 86 р
электродВиг г̂еля чпз

6 М о щ н о с ть , к В т 30

7 Мосса дВищ щ икся частей , кг 98а

8
Ям плитцбо динам ической  
нагрцъки но оди н  
Випбоизолятор, к г  с

ъв

Я Общая масса без изоляции, л г М?5
1QПоверхность Вентилятора, м2 я . г

И Общая масса с изоляцией, кг

й
9P94/z

Начато 
- Рл спей
Рук ГР 
Cm инк 
Cm инк
Cm инк

ЪелачсиВ'
Ш о й ш й
beponarfau
Гибок
бяльская
Галичеб

Ж Ц т
W i i

ТГ ' к

— д а й  0 2 -  id. 8 5
Ц ен тральны е кондиционеры  Н Т Ц 2  
исходные данные для составления з а д а н и и

Строительное з а д а н и е
Стадия Лист Aucmak,

Р Ю 47
—  - - К ТЦ2-315. Вентиля торный  

а грета г ПрО°Пр Ь°пр %опри30кЬ
Госстр ой СССР 
ХАРЬКОВСКИМ 
САНТЕXПРОЕКТ



Т
и

 п
а

 В
ы

е
 п

р
о

е
к

т
н

ы
е

 
р

е
ш

в
н

и
я

__
__

__
__

__
__

__
Л

л
ь

б
о

м
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Отметка низа ос.ноЬаниЯ 
опор конди ционера

/3

Техническая характеристика

/ и н д е к с аз. ш и  
,аз.чйи  .

аъ.чш/
пз.ч/331

аз.ч/чн
03 4(431

а н м т
а н А т

2 П о л н о е  д а В л е н и е ,к Па о,в 1,2 i s /,2

3 На им е и  о  В о н и  в.
В е н т и л я т о р  р а д и а ль н ы й  
о д н о с то р о н н е го  бса сы ба ним

k Ти п Ц Ц --1 6  H1Z

5
Частота Spa- 
щ е ни Я ротора

&енгилятора°%1ш б Ч о 150 B5D 765

11&1

323 ъкъ каъ • 38  3
6 м о щ н о с ть  ,к 6 т <5 /8.5 2 2 22

7 масса дВи^щ ихся частей\ кг 975 98а 975

8
А м п ли ту да  динамической  
на гр узки  на о ди н  
& и орои зол я т а р , к г  с

3 5

9 Общая масса без изоляции,кг /3 00 /370 /изо /390

Ю ПоЬеркность бентилятпра, мг 9.Z

/1 Общая масса с изоляцией, к г

/з
909^2

:&5<Ьошш 
Гл спей

С т и т  
Cm ипж 
С т и т

№W£ob
(от ш к

Рм г р  §еропоКт> 
Табак  

L бЯАдС^ай 
Гдличеё

jrjVi.
Ц ентральны е кондиционеры к г ц г  
исходные донные Оля составления заданий

9 0 ^ - 0 2 - / 8  6 5

С троительное за да н и е

КТЦ2-315. Ьептилятарный 
а г р е г а т  Ао°, Лчв° ляо° 
при ^В.5 u22s6m

Р а Li7
Госстрой СССР
ХАРЬКОВСКИЙ
САНТЕХПРОЕКТ
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А

ль
бо

м
 Ж

ртметкаушза основания 
опор кондиционер q

£ Г

W  ш анце 3  iO O xiO O x

х 300h под рунВамен - \ 
т ный болт ф !€

ось мар пусаёент и - 
/  л я т ар а

!

§

&
*
С)

I
Vj

техническая характ ерист ика

1 индекс

Щ

2 П олн о е  доёление„ к П а 1 3

3 НаименоВсиние
В е н ти л я т о р  радиальны й  
одностороннего Всасывания

4 тип Цй 13 н^2
5 Частота €ра - Вектилятора^/мон 835IИ

электродвигателя В оз
6 М о щ н о с т ь , к 8/77 з о
7 М а с со дёиЖущихся частей, кг 980

6
Ам плитуда динамической  
нагрузки н о  о д и н  

В и б р о и з о ля то р , кгс
3S

9 Общая масса без изоляции,кг Y42S

10 Поверхность Вентиля тора, мг 9,2

И Общая масса с изоляцией, кг

\k
зом /г

Начато Бело:
Гл спей.
Ру* гр  
C m  u h .H l  Л

C/77UH&

>еЛРУСрё
Синодский
6СрОПР/т£р 1Я‘

фа&ЯК
Галиче
БяльскаР

Ш
9 0 U - O 2 - 1 8  8 5

центр слепые кондиционеры КТЦ2 исходные 
данные Злр составления зданий

Строительное зодание
Стадия I сч

Р 12

КТЦ2~ Si 5 вентиляторный 
агрегат /Ю°, АВБ°}Л90°при ЗдкВг.

Госстрой с с с р  
ХАРЬКОВСКИЙ 
САКТЕХПРОЕКТ
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И
Техничвская хорангперистина

/ и н д е к с аъш н  "03 417.3/ ж ш г
03 41331 аз о т  и

03 41431 Ж Ш Г1QH 41331
2 Полное давление, к п а 0,8 1,2 1,6 1,2

3 Н а и м е н о в а н и е В е н т и л я т о р  радиальны й  
одностороннего ВсасыВания

4 Тип ц й -76 Ы/2.
3

Частота Вра~ 
щения ротора

Ш т и т а р о % ь бН о 730 $50 . 165
электродвигателя 323 з9 з А-оз 383

в М ощ н ость , к В т 13 / 8,5 гг 22
7 Масса дВи^ущикся частей,кг Q7S 980 975

8
Амплитуда динамической 
нагрузки но о д и н  
В и б  рои зол я т о р  t к г  с

3-5

9 Общая масса без изоляции, кг /600 1610 1^30 1390
10 Поверхность Вентилятора, м 2 9.Z
а Общая масса с изоляцией, кг _ _ _ _ I_ _ _ _ _ I_ _ _ _ _ I_ _ _ _ _ _

/5
Э091/2

Сшмти
CwjJttb
Оплы

Ы ж ш
Ънойскиб
Ьешогкт
IM cul
БЯЛЬСКОЙ
ГаЖ'мб.

£ 2

9 0 4 - 0 2 -  1 6  8 9

центральные кондиционеры К ТЦ 2  
исходные данные для составления задании

— Строительнае задан je
Стадия Л и с т ЛостаЬ

Р / 3 П 7

КТЦ2-31,5 8 е тш я та р н ь /и  
агрегат f l p m f n p u  1 5 ,1д,5ь 22x6 г

r o C  m i  р о й  С С С Р

Х А Р Ь К О В С К И Й
X M P L J F K T
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атм етно низа основания
опор кондиционера

J Z

ГПехни ческа я хор актер и с тика

У индекс ----------------------ь ж я т г . --------------------он.тчеГ
2 П олное давление, к Па 1 6

3 На и те но вание
в е н т и л я т о р  радиальны й  
о д н о сто р о н н е го  всасывания

4 /П и п Ц П -16 rU Z

5 Частота вра* 
щения ротора

вентиляторе/^^ 665
’электродвигателя U05

6 М о щ н о с т ь , к в т в о

7 Мосса движущихся частиц к г 960
Амплитуда динамическое/ 
нагрузки н а  о ди н  
в и д р о и з о л я т а р , кге

35

Общая масса без изшяцацкг 14-25

Ш Поверхность вентиляторам* 9,2.
И Общая масса сизоляцией, кг

Ш -
90911г

Уач.атЪ 
Г л с пт.

белоусов
Синайский

-fA 904-02-18 85
Рукгр. Иерапвтвтн Центральные кондиционеры кти,2 исходные 

донные для составления зданийст.июк-табак
Сгтшн̂ Бяльская

Строительное задание
С/Г7ййия\Лист Листов

СтинЖ Галичев Р 14

-г - —
— КТц2-31,5 Вентиляторный 

агрегат пр 160 е'при 50квт
Госстрой ссер

х а р ь к о в с к и й
CAHTEXQPDEKT



Ти
па

&
ы

е
 n

po
en

m
/i

b/
e 

ре
ш

ен
ия

 
Ял

ь&
оы

 Л

отметка низа оснпВания 
опор кондиционера

Та хничаская ъарактвристика
{ и н д е к с аъ. Hiza

03 4/23/
аз 4/з и 
йз.М/ззт

03.41 чи 
/73.4т/ Ш  зи

04 33/
2 Полное давление, кпя О  Л 1, 2 Т б иг

3 Н а и м е н о в а н и е В е н т и л я т о р  радиальны й  
одностороннего Всасывания

4 Тип ц и -7 6  M Z

5
Частота Вра- 
щениз ротора

Ш тляторо°%т б9о 730 850 76$
электродвигателя 323 з9з 9аъ 383

6 М ощ ность, к В т 45 18,5 2Z 22
7 Масса движущихся частей, кг 975 980 975

8
Амплитуда динамической 
нагрузки но о д и н  
В и др о и зо ля та р , к г  с

35

9 Одшая масса дез изоляции, кг 1300 1370 1930 Ш О
10 ПоВеркность Вентилятора,мг 9,2
И Общая масса с изол яиией, кг 1 -1________ 1________

п ,$09-//г
ж я*—

9 0 ^ - 0 2 - 1 8 8 5Hoi атд. 
ГШёЖ

Велоясаб . 
Синайские

У Гу—

Рук гр Hmmbmt Центральные кондиционеры КТЦ2 
декадные донные для составления заданииСшмШ. Шар к / 4  '

Тайник. Бяльская 7

Строительное за да ни е
Стадия Лист Листов

Опшж СашчеЬ ■V ./ - Р 15 47
— — КТЦ2-315. Вентиляторный  

агрегат M8Q при 15J8,Sl 22k&t

Госстрой СССР, 
ХАРЬКОВСКИМ 
САЙТЕХПРОЕКТ
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Те  х н и  ч е с  к и я  к о  р а к  т е  р и с  т и к  а

N

1

I
|

i
з

отметка низа оснабаниц

Ж

Опар кондиционера

£

4р  ш пниеЬ лаа* / №  
х зоо h п о д  Фундамен
т н ы й  д п л т Ф ^ б  _ __

!
g

i
I

Ось корпуса в е н т и 
л я т о р а________

Ч  М е с т о ж ш ам оА ш ^. 
ви£р_омзалАгааро^ _

А е н т и л я т оро _____

/ и н д е к с аУ.шчк 
04 4(431

2 Полное д а б ле н и е , к па 1,9

3 Н ои м ен о& аниа
Ь е н т и л я то р  радиальный 
одностороннего бсосыЬания

ч ГПип Ц Ч -7 6  tHZ

5
Частота бра' 
щениярстора

Штилятаро°%иь 80S
жктрпдбигагеля Чаъ  .............. .

6 мащ ноешь, к б т 30
7 Масса д&ижчщикся частей, кг 98 0

д
Амплитуда динамической 
нагрузки но о д и н  б о й -  
роизоАЯЮир, к г  с 35

9 Общ ая масса без изоляции,м
10 Пабер масть б ентилятора, tf 14Z5
к Общая масса с изоляцией, кг 9.Z

3 0 9 ^

S 0 k - D 2 -  i d  8 5

Центральные кондиционеры КТЦ 2. „ 
исходные донные для составления задании

Строительное задание
Стадия

КТЦ 2~3/fS.ee нтиля торный 
агрегат А0° при з а к б т .

лист шстШ-л
16

Госстрой ссер 
ХАРЬКОВСКИМ 
САНТЕХПРОБКТ



Ж е х Ш $ е Ъ 7 Га зг-ха р  а к г г г е -р т г с т а ^
У индекс' ~ ~ ~ ш н 7 т—

он. 4/233 04. HiSH 
ОН. 4/331

2 Полное давление, к Па 0,8 /,2

a Наименование
в е н т и л я т о р  радиамьныб 
одностороннего всасывания

4 Ш ип Ч  4- 76 Ы 4 2

5 Частота €ра- 
щенияротора

£ентилятораа% т 660  I VOS
электродвигателя 975

G Мощность, к В т id jS 22.
7 Масса движущихся частейi кг 34-3 3 9 3

8
Им пли туда  динамической 
Нагрузки но один  
& идра изолятора кгс

4-о

9 ОЬщая масса без изоляции, кг 43SO | -/5,90
w Поверхность ёон тиля тора} м 2 9,2
H Общая масса с изоляцией, кг Г ~ ~ 1

i9

Начата 
Га спец 
Е/к,гр_ 
Cm ин#. 
Стинтр 
Сгпйнур.

веяоэсоё^
СцнайскрА
ЩопщСайь

табак
Вяльская
Гдличеё^

-6S6
'Ш
т с
Sf/uz

— 904- - 02 - 18.85
цен тр а льн ы е  кондиционере/ к тц  2 
исходные данные для составления задании

— С тр о и те л ь н о е  задание
СтаОия Лист ЛистоВ

Р /7

—
КГЦ 2-По. вентиляторны й  
arperagiJlpQ^pi)5°f]p9Dnpu{8Su

Го сстр о й  с с с р

ХАРЬКОВСКИИ  
САН7ЕХПРПЕК7
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- Ж
Шор кондиционера

£

,| г д

Техническая характеристика

1 и н д е к с m.Himt 
04. Ч№1

ПЧ. 4I31Z 
UU-MlbbZ

т т :ш /%:
оч.тчзг г

2 Полнив давление ,, кпл <6 *,z ье

3 Н а и м е н о в а н и е
Вент илят ор р ад иал ьны й  
одност ороннего  В сасы вания

4 т и п ц и -7 б  Ы<2

5
Частота бра- 
имения ротора

Шхиляторо°%ин 365  Г 8 а  а 690

Й111<п_ 9 8 0 98 В

£ мощность, кВт, 3 О .3 0 37
7' Масса движущихся Частей, кг Ь о з *37

б
' Ймплитуда диномичес ной  
нагрузки На 'Овин  - В иб ро- 
изолятор, к г с

Ua

£ Общая, масса без изоляции,кг ( k z s  i k k s  I s i s

Й7 Пабермцсть Вентиляторам2 9,Z

if' Общая масса с изоляцией, кг _ J _______ J __________

2 0

Зп$1/г
r-~—

9 0 4 -0 2 ^ .1 8  8 5Начата 
Га спец.

БыоясоВ,
шШ Ш И

РЖ ГРМ
стшт.

ВшлотЗтш 
Та бак ‘ ~

стинк 
СтинУК

ошская • 

галичеВ OUuj r — Строительное задание.
Стадия Лист Листог

р / 8

тцг-Ч -о . вентиляторный 
агрегат прО°. прН5°,пр90с 
при за и 37к&т. .

госстрой ссср 
ХАРЬКОВСКИМ 
CAHTBXOPQEKT
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 Ж техническая характеристика
1 индекс o4.4tzn DU, 41231 о У his и 

04.41331
а Полное давление, кПА 0,8 1,2-

3 На имена ва н и е
в е н ти л я то р  рцдиальный  
Одностороннего -всасывания

к т и п Ц П- 76 N12

5
Частота Ира- 
щенияротора

§внтиляторо°°/МЦн в 6 0  | ' 765
электродвигателя 975

6 'М ощ н ость, к € т 5 2 2
7, Масса движущихся частей, кг ЗПЗ, 383

8
Амплитуда динамической 
нагрузки на один  
■ёиброизолятор ,кгс 4-а

9 О&йцая масса Ьез изоляции, кг 13 s o  I 1390
Ю Поверхность вентилятора,м2- 9,2
11 Общая масса с изоляцией, кг ............ I ~ ~  “

2 \ -

2-1
зая-1/z

Ношпд
Гл.слеи

Белоусов,
CujiQUCKtfP
Bĵ pnorSeMh
ГПабак

S O 4 - - 0 2 -  w .  8 5
ЬшЖ
CmuHik

Ж ис центральные кондиционеры ктц2. ^ . 
исходные данные для составления за ионий

Cm umk. Бяльекоя_ Стадия Лист Листов
Cm инчК Галич ев m Строитель ное задание Р 19

_______ ктц 2~ Ао вентиляторный Госстрой ассР
— — — агрегат Щ°/Ц5°р9Плпри 18,5u2Mi Л А Г  U IV U  U u  rvxJJr i

CAHIEXRPDBKT



Ст
ир
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о 

ко
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не
ра

~ Л г
отметка нимтснпЬания 
опор кондиционера

j r

Техпцче ска а  хора к map и cm и  г-, а

ч: индекс ПЧ.ЧНН
0Ч.Ч1Ч31

04. ШЫ2 
0ЧЧ1М2

оч.тТг
аччтг

2 Палйое давление^ кПа Г б к г 16

3 Наименование Вентилятор радиальный 
одностороннего бсасыВания

А т и п ЦМ-76 tUZ

3 Частота Враг 
(цвния.ратора

Ш тилятрра°%ш BOS’ | в о д Э9Р
электродвигателя 980 935

6 Мощность t кВ т за  | зо 37
7 Масса д&и?ку{ц1лс$ частей, к г На з ш

д
Амплитуда динамической 
нагрузки на один 5'ибрл- 
и зо ля то р , КГ С

А д

9 Общая масса дев изоляции,кг /425 /445 iB/5,
/а Поверхность Вентилятора, 9,2.
<{ Общая масса с изоляцией t кг [ ______ 1

2 2

ЭОМ/г
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отметка низа основания 
опор кондиционера

I

777ех ни веская характеристика
У и н д е к с --------щ  п т ---------

ОU. 91231
v ояч/$о 

оч.ч/зз/
2 Полное давление, к па D,8 12

д Н оименобание
В е н ти лятор  радиальный 
одностороннего Всасывания

4 ГПип Ц Ц - 76 ЫИ2

6
Частота Вра- 
щения ротора

Вентипщора% , 6 6 0  | 7 6 S
электродвигателя 3 7 5

6 Моиц п а сть , к В т Щ з 2 2

7 Mq сса движущихся частей\ кг з н з ддд

8
Амплитуда динамической 
нагрузки на о д и н  
вибро т  о ля т а р ,  

кгс
4 о

9 Общая масса дез изоляции, кг 1350 | У 390
40 Поверхность Вентилятора^ 9; 2
УУ Общая масса с изоляцией, к г ___________ 1_______________

ЗОЯ/2

Нелеп
Ш гр-
CrnUHfc
CrrtUHtfc
CrnjJHtfl

Веядусов
Синайский
Ве/ютСем
таоак_
Ьяльская
Галочев^

904--02-18.65
S aAbHbie кондиционеры*КТЦ2.

чые данные для составления заданий.

Строительное задание
стодиА Лист 11

Р 21
КТи  2- Но. Вентиляторный 
агрегат Пр480°при №,5и2?кв1

Госстрой ссор
ХАРЬКОВСКИЙ
САНТЕХПРОЕКТ



12k

те хн и ч е с к а я  ха р а к те р и с ти к а
±
2

t/ндекс т~аКШП--------
04, У/У31

■ т  в т т г ~
04. 4/33Q. ~о2ГЯЪ72 

ОЧ.///У32
Полное давление, к/7a i e 1,2 i e

3 Наименование
в е н ти ля то р  р а диальн ы й  
одностороннего всасывания

Ц ГПоп ЦП- 7S ЫЧ2

s Частота Чара* 
щения ротора

Пентил я fj7n̂ Q ̂ ^0# des  | д а о 6 9 0

г
г 1
; :1 ■

|! ! (1 lL 9 6 0 965
6 Мощность, к в т 30  I 3 0 37
7 Масса движущихся частей, кг Поз П 97

8

Амплитуда динамической 
нагрузки на один  
виб р о узалятор  J кгс

14-25

к а

9 Общая масса без изоляции, к г | ЧбП-5 I 46 45
Ю
T

По верхность вентилятора, м2 9,2
Общая масса с изоляцией,кг z n z z x z z :

z4
9 0 9 -1/2

Наилтд
Оипш

беюусрв,
Синаис$ис/_щА,* н

• шл /tc'

9 0 ^ - 0 2 - 4 8 6 5
Рукгр 
Сщ икЖ

Ьц'ОщвелЯА
ГПабак

'Центральные кондиционеры ктц2 . ^ 1  
исходные донные для составления задании

Ст.инЖ Вяльскац -JL ', Стадш\Лист Листов
Cmw& Галиче С Строительное задание Р \22

-  - ' — К ТЦ 2- По. Вентиляторные 
агрегат Пр 4в0°пра30к€то37кёг

Госстрой ссор
УАРЬйОВСКИИ
С/ШТЕХИРОБКТ
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125

м’Кto
U).

отметка низа основания
опор кондиционера

£

Ось корпуса Вент и - 
А Я т о о а ______

Мест а у станоВ к и  
В иОроиъалят оРО

Те мине ска я характеристика

"\ о с ь  В р а щ е н и я  Вала 
Вент илят ора

/ и н д е к с ОН 4121/ 
_ 044/23/

— ш ш т г -;
П4.Ш331

2 По лн о е  баЬление, к Па a s /.2

3 Н а и м е н о ва н и е
Вентилятор, р а д  и альный 
одностороннего Всосыбанщ

4 т и п ц М -те  m i

5 Часто та Бра - 
имения ротора

у*! <ПIIL̂CL 660  | 765
электрд&игагеля , 975

6 Мпарность, к Ь т 18,5 22
7 Масса дЬиукнщикся частей, кг 3^3 383

8

Амплитуда динамической 
нагрузки на  о д и н  Вибро- 
и зо ля то р , кге

*40

9 Опирая масса без изоляции,ю /35 0 /390
Ю ПпБерпчосшь Вентиляторов 9, 2
// Общая масса с изоляцией, кг 1 Ш

25
903{jz

Начптд
Гt спей СиноОсмУй
РШ Ш
Cm УЖ

БелазсоВ.

Спинж
ГПоаак

On и нж
бммш
Галич во ГгЬ/лс/

30^ -02 -/8 .85
Центральные кондиционеры ктц z 
исходные данные для составления зодании

)ртадих[Пиап \лисгт5
Строительное задание

К тцг-Жа. Вентиляторный 
irperomAWcfлрц/#,5и22кВт

Р  '2 3
Госстрой СССР 
ХАРЬКОВСКИЙ 
САНТЕХПРОЕКТ



технически я характеристика
fx индекс тютгтОЧ.ЩЧЗ! ОН, 4/3/2 04, Ч/33 2 04,4/4(2. 04. 4/432.
2 Полное давление, к Па 1,0 <>'2

S , Наименование вентилятор радио ль нь иЗ 
одностороннего всасывания

4 тип ЦУ~ 1в кН2

5 Частота вра- 
щерйя ротора

Вснтшятора°%ин &es | 8оо 890
Ълектраовигат&я 980 983

СМощность, к вп~7 за | за 3 7
7 Масса движущихся частей, к г 4оъ

8
Амплитуда динамической 
нагрузки на один
вибро изолятор, кг с 4о

9 Общая масса без изоляции, кг 14-23 I 1445 | 1вГ5
ЮПоверхность вентилятора, м2 9,2.
ИОбщая масса с изоляцией, кг I . I

2в
$d &/2

/
3 D  Л  - 0 2 -  ( 8  8 5ИйУогпй

В ш т
Вык-гл.
C/nuHfk 
Стин/к. 
Стин/к.

Белозсов.
СцнобскЗд
bepmiim* 
.Мабех- 
бМьсКРЯ. 
Галиче ё_

r
— централь ные кондиционеры КТЦ 2. 

исходные данные для составления задании

Ы/А14 Строитель нае задание
стаей» Лист Листов

Р 2k-
КТЦ2-НО. Вентиляторный 
агрегат л р о фпр'изОиВ7квт

Госстрой cccf>
Х А Р Ь К О В С К И Й
С АН ТЕХП Р О ЕК Тг -------- — —
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Техническая характеристика

Ж -

отметка. шм..аст$с*-
ни я опор кондиционере ■ 

. ..VL.

"я та н и е В  //7/7х wo *зоoh 

ппд Финаиме н гн ы и л т!^ ^ Ось корпи с а

1
!

I

/ и н д е к с Ш Ш Т
06.4№L

об m u
П8.4133/

a& w ii 
as m u o $.4133108M№t

2 Полное давление, кПа ti.s i.Z 16 I Z ■1,6'

3 Н а и м е н о в а н и е
Вентилятор радиальный  

одностороннего Всасывания

k т и п ц и -7 6  т е

5
Частота брат 

щеми я ротора
6ептилятора°%иь 1+80 5 6 5 6ЪО 1 575 6SO
электродвигателя 975 980 985

6 м ощ ность, к В т Z 2 30 U5  1 ks 5 5
7 Масса дбищщикся частей\ кг 688 108 80S 82S

8
Ам плитуда динамической 
нагрузки но оди н  Вибро- 
и зо лятор , к г  с

5 5

9 Общая масса дез изаляцищкг 2 6 5 01 274^51 28 50 2675 3725
. <а Пабержнасгпь Вентилятора ,MZ iS,9

И Общая масса с изоляцией, кг _ 1 J — _______

И

3 0 U - O 2 - 1 8  8 5
Центральные: кондиционеры КТЦ2. 
исходные данные для составления

Строитель нее задание

задании
ГШ Ш ТШ иШ

ктц2'63 Вентиляторный, 
а гр е га т  Г\ро°. Пр Ч5?(1р9ц 

г Ао°'ЛЧ5° Л 90°.

1 2 5  1
Госстрой ссс.р 

ХАРЬКПВСКИИ 
САНТЕХПРОЕКТ
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[Перническая х а р а к те р и с ти к а

У И н д е к с ис/н'гн
06,41231

OG4J3U
06,4133!

06,4! 4И 
06,4/43/ Oe,Pj33l ое;мл$)

2 Полное д а в л е н и е к П а 0 ,8  ' i, 2 ’ . 7, 8 7,2 7,6

3 Н аи м ен о ван и е
в е н т и л я т о р  р а д и а л ь н ы й  

односто р о н н е го  Всасывания

4 ГП ип Ц Р -Ч в  Н 1 6

5
Частота вра- 
щения ротора

Вентилятора^^ 980 5 G 5 6 SO  I 5 7 5  | 5 5 0
электродвигателя 9 7 5 9 8 0 9 8 5

6 М о щ н о с т ь , к в т 2 2 SO 4-S  | P S 5 5
7 Масса движущихся частей, кг 686 70 6 8 0 5 8 2 S

8
Амплитуда динамической 
нагрузки на один 
& иброизпл л тор, кгс S 5

9 Общая масса без изоляции, кг 2 6 5 0 12ЧУв  12 8 5 0 12673 | 372S

ю ПоАеркность £енлтилятора,мг 76,9
н Общая масса с изоляцией, кг I I

28
909^2

tyov.amd

Рун rp 
СтинЖ

/ , / И ' -
9 0 / - 0 2 -  / 8 .8 5Беюусоё

Синайский Ж/м
Верпптвеям
/Лабан ----

центральные кондиционеры Ктц2 
исходные данные для состоВления задании

Cmuy7_ Бяньская T/zTz.?

11i

Cm vh/\s Галии ев — Строительное задание Р | 26  |

— ~ КТЦ 2- 63. Вентиляторный Госстрой cccr 
ХАРЬКОВСКИЙа гр е га т Пр /80° САНТЕХПРОЕКТ
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отметка низа основания

IL
-Ж

Техническая характеристика

Мест о  установки

Ось корпуса В е н ти л я тора

8 ш анце  В т о п ор хъоо_Н
( Вот Верст ийТгэ под__
\ фундаментный болт ф/6

Ось Вращения Вала 
Вентиляторо

Места у станс & к и  
биороизал я т ара

1 и ндекс
0М12HJ 
ne,4izdi

аб. чвн 
п б м т

06. чип 
Q6.H№1 odMmt 08М Ш

2 Полное да& ленив, к Па 0.8 12 /. & 1 2 1 6

3 М аи  м е н а  6  а н и е
Вентилятор родиольный  
одност ороннего (ЬсасыВания

4 т и п Ц Ч - 7 6  Ш 6

5
Час т а  г а Враг 
Щенияроторо

tI

Чва 565 63а I 575  I 6 5 0
электродвигателя 915 980 985

6 Мощность, кбт 22 30 45 Ц5 55

7 Мае со движущихся частей, кг 688 103 8 0 5 825

8
Амплитуде динамической 
нагрузки но о д и н  Вибро- 
изолятор, кг с

5 5

9 Общая масса без изоляции,кг 265а 2195 2850 28  /5 3/25

т Поверхность Вентилятора 16,9
Н Общая масса с изоляцией, кг

Z9
9091',

Ночотд
[лепец
Е Ш П -.

Ш сисоВи
Синайский
Вешогват

Cm u m . То Гак
QhjmijK 
Cm um .

б м ь е ш .
ГоличеВ

—

------------

г  J k z ,

Ъ( ///

ШЦ , ,

Центральные кондиционеры  К Т Ц 2 , 
исходные данные для составления задании

9 0 4 - 0 2 -  i d  8 5

{сгадияхлист \juicmo6
Строительное задание р  1

КТЦ2-6Ъ. Вентиляторный 
а г р е г а т  А ШО°

Госстрой СССР
Х А Р Ь К О В С К И Й
САНТЕХПРОСКТ
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Д

л
ьб

ом
 Ж

1 30

те хн и ч е ск а я  Х а р а к те р и с ти к а

н  Ь г - г - ' — - J L -\1/ ** 1— ь  ;

отметка низа основа
ния опар кондиционера

\С .

8 ш анцев 700*700 X 3DOh

6 о т в е р с т и й  cf>2S 
под ф у н д а м е н т н ы й  

б о л т  ф76

$

I
*0
5:
§

С

0

г

ось кор п ус а __
в е н ти л я то р  а

ось вращения_

6̂ала вентилятора

м есто у с т ановки 

в и б р о и зо ля то р а

/ и н д е к  с о 9 П/2п 
08.423)

дУ т т г
О8, Ц/33/ Он. 44/ 

06.443! 08 М332 08.П/Л32
2 Полное давление, к П а 0,8 7,2 7,6 7 2 7,6

3 Н аим енование
в е н т и л я т о р  р { 

одностороннего
адиалс
всасьп

ънь/й
?ания

и т и п Ц П ' 76 г/76

5

ь
7

Частота вра- вентшятора°Ъ/Шн е ю 5 7 5 650  I 630  I 6 6 0
(рения ротора электродвигателя 975 9 6 0 98S
М о щ н о с ть , к в т  

Масса движущихся частей, л г
30 Уб SS  [ S 5 75

686 706 6 0 S 6 2 5

8
Амплитуда динамииеской 
нагрузки на оди/ч 

■в и б р о и зо ля то р , к ГС

2756

6 5

9 Общая масса без изоляции, кг ]2в/5  | з /2 5  | з / Р 5  139-20
Ю
Н

Поверхность вентиляторагм2 76,9
Общая масса с изоляцией\ кг . 1 -  П  т

30
9097)^

Чгчатй
Рспсц,_

белоисар/
Синайскийш

S' ~

9 0 7 - 0 2 4 8 . 8 5
8у  К ГР _ 
Cm umfc

ВерйлаМсдяь 
Ж  абак _

Ф и
Центральные кондиционеры К Щ 2  
исходные данные для составления задании

Cm ин^ Б я лаская
Строитель мое задание

Сторил\Лисгп \Листод
Cm uttb- Галичед Р 198 |

-

-----
---  - — КТЦ2- 60 Вентиляторный 

огрегот ПрО°,Пр75°Пр90°/ШуИ5?/19Р
Госстрой ссср
ХАРЬКОЬСКИЙ 
САЙТЕ ХДРОЕКТ



Техническая, характеристика
1 и н д е к с  . \a8Mizsi

аа.41ъи ов 4/зз/ D8.414II 08 4/43/ 084/332 0Ъ.Ч№2

2 Полное д а & л ен и е } кПА. 0,3 1,2 ,1,6 1,2 1,6

3 Н а и м е н о в а н и е
Вент илят ор 'радиальны й  
одност ороннего бсасыб ония

ч т и п Ц Ч - 76 Ш 6

5
Частота Вра: 
сценой ротора

Вентилторо°%иь S1D 545 б 5 о \  бъа  | 680.
электродвигателя 975 98 а 985

6 Мощность ,к6т 30 Ц-5 5 5  | 55 75

7 Масса дВи^ущи кс я частей, кг 53 3 103 ' 8 0 5 QZ5

8

Ймплитуда динамической 
Н агрузки  на о д и н  б и д -  
роизолят ор, кг с

6 5

9 О Ища я масса дез изоляции, кг 2755 2815 3/Z5 3125 3^20

to

*411I

16,9 s
а Общая масса с изоляцией,кг

___________ I___________

3/
9ои/2
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Ж отметка низа основания
(N V
m

опор кондиционера

i£ 2

техническа я ха р а ктер и сти ка
< индекс Q 8,У 1211 

08, PI23I 08.44 ЗН 084/331 а ь т ч н  ’
08t/ т /  08,4433208,44432

2 Полное давление, к Па а, в 4,2 4,6 4,2 4,6

3 Наименование в е н т и л я т о р  радиальны й} 
одностороннего всасывания

4 тип и, А- 76 N46
5

Частота вра: 
щения ротора

вентилятора 540 575 6SO I 630 I 680
электродвигателя 975 9 6 0 9 8 3

G М ощ ность, к в т 3 0 4bS 5S  | 7  S
7 Масса движущихся частей, кг 6 8 5 708 80S 8 2  3

д
А м п ли туда  дин а ми ческой 

на гр узки  на о д и н  
вибро и  во л я т о р  к гс

63

9 Общая масса без изоляции, кг 2755 | 2643 1342S 13425 | 34-20
ю Поверхность вентилятора, м 2 46,9
и Общая масса с изоляцией, кг : □  л  1 . . . j ____

32
9atft

tiPJtava 
Гм-спец.

белаусоё
Синайский

ТлЭсч.
M L

- — 9 O k - 0 2 -  1 8 .8 5

& Л1Р-
Ст.инЖ

ScPppordsm
[ПоЪак w

Ц ентральны е кондиционеры  КТЦ2. 
исходные д ан н ы е для со ставл ен и я  зад ан и й

Orjumh_ Бялбская Cmadu&Juem ЛЯисто*
Опин/К Галичеё 44ш4 С тр о и те л ь н о е  за д а н и е Р  3 0

КТц2 'в о  В ен ти ляторн ы й  
а г р е г а т  41480°

Госстрой сссР  
Х А Р Ь К О В С К И Й
С А Н Т Е Х П Р О Ё К Т



1£з

техническая хара ктерисгпико
У и н д е к с ~lz. 4i2iO  '/2. Hi230 М  ч-гзчо 

1*2 НЧЗЗО
1? uiU-ia~ 
1?.ЩНзО

2 Полное даёленце, к п а Q 8 ~iz

3 Наименоёание
В е н т и л я т о р  р о ди

о д н о с то р о н н е го  &
•альныб
cacbiSoHUH

и т и п U U -  76 /V 2 0

5 Частатаёра- 
щения ротора

вентилятора 4x5 4 б 5 S 2 S1 1 1 985 9 6 5 9 8 5
6 Мощ ность, к ё т S 5 75
7 Мосса движущихся частей^ кг //75 ■/-/35 X32D

8

Амплитуда динамической 
Нагрузки на о д и н  
ёибраизалятар',  а  г с 5 0

9 Общая масса без изоляции, кг 5 9 -Ю  | 4 0 3 5  1 42X5
Ю Поверхность вентилятора\м* 21, 7
/У Общая масса с изоляцией, кг

" 3 I I I I Z I E I Z Z

33
3Q3i/z

Ночотд
Гл спей. 
Рук гр

Белоусов
СинаискУй\
йерапагбтн

- т ^

9 0 4 - - 0 2 -  -18 8 5
центральные кснаиционеры к т ц 2  

исходные данные для составления заданийСтин>Н
СгцинЖ̂
Cm и М

табак j t r b
Ъ я ль ска я 
Галиче § W M Z

ГМс/ <— Строительное задание
СтОш Лист Листов

Р ЗУ

— КТЦ2- J2S Зентилятарный/*?РПопт Пг» П ° Пгх А с° Пп ППС
Госстрой ссср

ХАРЬКОВСКИЙ
САНТЕХПРОЕКТшpci am при, иру-о, прэи
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Отметка низа основания
опорскондицианера

Техническая характеристика
1 индекс 12.ЧШО

12А12.3П ~ 12.91310 
12, Ч133П

12. ЫЧЮ 
12М\ЧЗП

в Пол наг баб л е н и в , к п а . O.Q г г Г б

3 Наименование В е н т и л я т о р  р а ди а льн ы й  . 
одностороннего Ьсасыбания

4 Шип Ц Ч -4 6  K Z O

5
Частота бра- 
щания ротора

$еншягорэ°%т 4/5 4 6 5 525
электродвигателя 985 985 9 8 5

6 М ощность ;к & т 5 5  • 75 НО

7 Массо вВщъущихся частей, кг 1175 1195 1Ь2Л

8

Амплитуда динамической 
нагрузки но один Вибро -  
и з о л я то р , КГС

50

9 Общая масса без изоляции,кг 5 910 | 4035 4Z15

ю Поверхность Вентилятора, Mz 21.7

н Общая масса с изоляцией, кг

~ 7 Г Ж .
Нач отд. БелоусоЗ}
Глспеи 
Рук ГР 
Cm и тк

Синайский
Вершг&рлм
Тодак

'ШМШ  
Ст атК

Галич еЬ
бяльская - г ^

W h -0 2 4  8.85
Центральоые кондиционеры ктцг. исходные данные для составления задании г

Стадия 1 лист \листоЬ
Строительное задание Р 32
К ТЦ  2- /25. Вентиляторны  
а гр е га т / \0 °  Л45° Л 90°  ’

Госстрой ссср 
ХАРЬКОВСКИЙ - 
САНТЕХПРОЕПТ
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отметка низа основания 
опор кондиционера

-~ ± L

технииескоя характеристикеi

У и н д е к с

II " 'Щ щ зю
12 H13SO 12. 41Я-/0 

12.41930 '
2 Полное давление, к Па Ц д 4,2 i  6

3 Н а и м е н о в а н и е в е н ти ля то р  радиальнь/й  
одностороннего всасывания

ц ГПип Ц  4 - 7 0  ы 2 0

5 Частота вра- 
щения ротора

вентилятора °%т 4-15 4 6 5 5 2 5I!1 985 985 98 5
G М ощ н ость , к в т 5 5 75 440
7 Масса движущихся частес/кг 4/75 4495 1320

8

Ймплитуда динамической 
нагрузки наодин  
ёиЬроизоляспор, к ГС

5 0

9 Общая масса без изоляции, кг З в Ю  | 4 0 3 5  | 49VS
Ю Поверхность вентилятора,м2 24, 7

И Общая масса с изоляцией9 кг
_ ! ____________ !____________

55
909-l/2

8а ч от?) 
Глспец 
Рук гр_ 
Ст.инЖ

Ст ин>}<

Белрусор.
Синайский
Ъертщ$т*

табак

S

н * т - -  _ 90U  -02 -18  85
v // Центральные кондиционеры кгц2  

исходные данные для составления заданииЖ е.Вольская
С тр о и те ль  ное задание

стадиям ист Листов
Галиче в •ffbOC/ Р 13 3г

— КТц2- /2 S вентилятор- 
ныи агрегат Пр 180°

Госстрой ссср
ш ъ к и в с к т  
с а й те  х п р о е к т
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Зп
м

Л
15 6

*Лм  чигч»—

Техническая характеристика
1 и н д е к с ' izHizia 

<2.41230
{2.41310 
12. 41330

12.41410 
12.41430

2 Полное давление, к Па 0.8 U 2 1 6

3 Н а и м е н о в а н и е
Ьепт илят ар радиальны й  
одностороннего Всасы Ванщ

4 т и п Ц Ц--Ч6  fi2D

5 Частота бра- 
щения ротора

Ьептиля10Ра°%ш U 65 5 2 5

Ж £ 1 ! I 9 8 5 9 8 5 3 8 5

6 Мощность ,  кВт 5 5  1 75 НО

7 Мосса дби^ущихся частей, кг Ч П 5  ^ Н 95 1ъга

8  !

Амплитуда динамической  
нагрузки на о д и н  В и б р о -  
изо л ят о р , к г  с

5 0

3 Общая масса без  изоляциям 39Ю 903S 4  2 / 5

•ю Поверхность Вентилятора, к? 2 Н 7

н Общ ая масса с изоляцией, кг

36
зая/z

Начата ВеапчсоВ
/

i 
t

it
te

b
s

1
й

Ж
м

Й ситдсвйй
Ъ уж тЬ ат
Ш 2ак___
ш ь а ш
ГгличеВ
ш
f.p/pL

—

—

Q D 4 - 0 2 - 18.85
центральные кондиционеры КТЦ2.
U с х адные данныедля составления з a d ^ ni

ШСЛи~̂ -
Строительное з а д а н и е '

К ТЦ2-/25. вентиляторный 
а г р е г а т  AiSO°.

Госстрой ссср  
Х А Р Ь К О В С К И М  
С А Н Г Г Е Х П Р О Е К Т
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Те х  ни чес к о я х арак тер и с тика

/ и н д е к с 16< 4ZZ30 м .ь гзэ а 1е Л г ч э а

2 Полное д а в л е н и е , к Па . Ог 8 < ,2 А В

3 Н а и м е н о в а н и е
,д е н т и д я т о р  р а д и а л ь н ы й  
д в у с т о р о н н е г о  Всасыбония

k т и п Ц Ц - №  t U 6 /Z

5
Частота бра- 
щения ротора

Вентилятора °%иИ 5 3 0 600 ' 6 6 П
электродвигателя 985 985 985

6 М о щ н о с ть , к В т 5 5 15 НО _
7 Масса дВийущикся частей, кг 1900 15Ю {630

8

Ймплитуда динамической  
нагрузки н а  о д и н  Вибро 
и з о л я т о р , к г  с 5 0

9 Масса В е н та го е го та . кг 5050 5235 6270
to Масс о шока присоединитель

на го без изоляции. кг. 3 ^ 5 0
it поверхность нлоко присаеаи- 

ииатьного.м** г 81 в
i2 масса блока присаенипителб -  

нога с изоляцией, кг

37 - 
9° */ г

90U -024B 65
Центральные кондиционеры КТЦ2. 
ЦсАппНЫе ванные для составления задании
Строительное за да н и е 4

Стадия

КТЦ Z460. Вентиляторный 
а гр е га т ПрО° П р 90

лист I лигмЬб
3 5

Госстрой СССР
ХАРЬКОВСКИЙ
С А Н Т Е Х П Р П Е К Т
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14
чо
 t 

/4
-7

0

__________\58

те х н и ч е с к а я  х а р а к те р и с ти к а
1 инд екс 16.42230 /6.42330 /6.42430
2Полное дарение, к Па 0,8 1,2 1,6

3 Ноименада ни о
Вентилятор радиальный 
д Вух сто ран него Вс асы Вания

4 W un Ц 4 - Ю О  NJe/2.

S Частота Ира- 
щения ротора

Вентиля тора оЬ/ш 530 6 0 0 6 6 0
электрод Виго теля 985 985 9 8 5

6 Мощность j к8т 55* 75 Н О
7Пасса дёифущихся частей, кг Н о о /5 iO 1 63 0

8
Амплитуда динамиче
ской нагрузки н а
один ёиброизолятор, 

к гс
ОО

9 Масса Вентагрегата^кг 5 D SD  5235  6270
Ю_

1L
/е

масса ап ока i 
кого без шрщ 
поверхность t 
тельного , м г

npucoeauHumcjb-
1 LiUU* КГ 34-50
тЛока присоедини- 6  Г, В

масса ал ока присоеоинитеЯ' 
нога с изоляцией, кг

38
9 0 9 -1 /2

Гп спец.
ЁУк.гр 
Стин^ 
Ст-шЖ. 
CjjlqhIl

Щотд\ВелоУсо в 
СитйскиА 
ЬертФжп 
[Робок, 
Бяльская 
Галиче^

-Р Щ ,
ж е

25

иры/

90U -02-18.85
центральные кондиционеры КТЦ2 .
Цсходные данные для составления заданий.

ХстайиА лист уистоё
Строительное задание Р 30

КГЦ 2- /60.3 ентшяторныи  
а грегат ADZ Л 90°.

Гпострой сссР
Х А Р Ь К О В С К И ЙСАНТЕХЯРОЕКТ
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А
ль
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о
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 Ж

5

1
O v 
id !го \—

о тм е тк а  низа осно Иония 
опор кондиционера *"

•г ------------ --

т е х н и ч е с к а я хара к т ер ист ока

Фундамент над блок при- 
соедини тельный Pz А
2D шанцев700хюрх20йд
2D о твер сти й  фвй п о д  \ 
фундаментный б о л т  ф2 0

А

I
§

1
§

1*
сг у^ C\i

ч ч

1

М е с то  у  с та  но И ки 
Йибройздлятара

под фундаментный 
болт (pie

1
а- ,S'- vCVi

Ч -
2 0 0

ЮО

Фундам е н т под  
в е н ти л я то р

\  ось вращения 
1 4 Вола вентилятора

J H DO 2а б

\3DD

«• А - — 1Ж - _________ Г Г

Г Г
-------------------V

....
j

11

1
1

1t

1
!

У Ш 0 _

\

т

о-*о- - — — - -o-j-o -  —

\ ? Ф  4
им

\ т

ids 5 2 0 S S

з$( JODQ ЮР О Н9 Ъ
2955

503, iDOO 2ЧЦ

i2QD

- Ч

§{о

эда о|~7Г I/)

ЮО
3555

ось -вращения вала 
ёентиол т о р и

1

2
и н д е к с
Полное д а в ле н и е  ̂  к Па

<£■92230 1692330 feiiZliBO
0 , 8 1 , 2 i  6

3 Н а и м е н о в а н и е
в е н т и л я т о р  р а д и а льн ы й  

двухстрроннего всасывания
и Ш и п Ц 9  -Ю О N 1 6  1-2

Частота Ира* вентилятора °%ин 5 5 0 6 0 0 6 6 0
5 <5г1

электродвигателя 9 6 5 9 8 5 9 8 5
6 Мощность, к б т S S 7 5 М О
7 Масса движущихся частей, кг ЧЛоо 1510 1630

Йм пяитуда динамической
д нагрузки на оди н 5 0

вибро из оля т а р ,  кг с

9 Масса вентагрегата) кг S o s o [ S 2 3 S I 6 2 2 0
io Масса улика присоёойнатель

ного без изоляции, кг 3 9 5 0
/У ПоёерхиостьШоко присоединительно г а , /И 2. 67, 5
42

Масса блока присоедини тем - 
ного с изоляцией, кг

39
9031/z

Ноч ашд 
й cneil

Белоусов,-
Синайский

/ ^ у
^  ' 9 0 0 2 - i  8  8 5

?УК rp 
Cmumjc

Звропртёт
табак i f

Централь ные кон доц и онер ы к гц 2 ' 
исходные донные для составления заданий

Cm ин>К Б я л ь  с  к а я СтаЫЖлист \Uirr^r>e
С/пшк Гали чей i f f Строительное задание

< ............
Р j 57

- -
КГЦ 2-760 Вентиля тарный 
а гр е га т  Лр 730*

Госстрой ссор 
ХАРЬ КОНСКИЙ 
САЙТЕ ХЛ1ЮСКТ ,
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опор кондиционера

a  t ------------□ _ . . .  - ----------- J  | г ____V—*------------ -----A----- -----------*------------------___ __________ i__ i----------------------

~В
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1 

Ш
Й

Т

I ko

Техническая хорактери стина.

i индекс 16, ч ггъ о (б Л гъ ъ а <6 . и гЧ з о
z Пол нов давление , к Па. O.Q <£ 1,6

3 Но и м е н о & а н и е
В е н ти ля то р  р а ди а льн ы й  
дВ ук ста р п н н е га  ВсасыВания

ц т и п L l U -ю а  щ б / г

5
Частота бра- 
имения ротора

Ьентилятора°%т 5 3 0 6 0 0 860
ЭИ©* традВагатем 9 8 5 983 985

6 М о щ н о с ть , к & т 55 75 НО
7 Масса дбихущикся част ей, кг ■ 1Н а о 4 5 <а /63 0

8

Й м плитуда  динамической 
н а гр узки  на о д и н  
В и бро и з о л я т о р , к г  с

3 0

9 Мосса В е ш агрегата , кг S O S O  5235 6240
<0 гласно блока присоединительно - 

fJLQ£^J^QMUULLM’ г к э а
i{ присоедини- 8 1  в
<Z nPuweduнитель - пога с иъалшией. кг

\Рсь корпуса6ентшяглпп/у

40
909^2

9 0 ^ - 0 2 - 1 8 8 5Шшзй.
СШШ.
Рхк ГР,

белоусоё ̂  
"ипайсызй 
ЬфопртЗелзь

Уг—

УбиТГ Центральные кондиционеры кт цг 
исканные, донные для составления заданииQJLMOL Табак Ш оГТ. инж Ш М а Я
Строительное задание

стадия Лист Листов
ст ит ГаличеВ

Р 38

К Т Ц 2 -Ш  Вентиляторный 
arperom A 1&D

Госстрой ссср
ХАРЬКОВСКИЙ
САНТЕХПРОЕКТ



Nj/ ___ ______ г
, —

-  J -L - , 1 ___ ____- —

Отметка низа основания
ппар кондиционера *

Ж

фундамент пой блок при- №шаниеб/bo* mmahnod 
соединительный. Р- > [Фундаментный.болтф{в '
20шанийЬ wat/m20аh Место установки
20 огпВеРсгпий 4*30 под 
фундаментный болт±Щ

й м й / ш ш ш ш ш
З Ь Ш& меШ ' na£L  
& е н г п и л я т а о

у  Ось Вращ ения Вала  
В е н т и л я т о р а ________

Технйчвская характеристика
/ и н де к с ZO%kZZ3D го М гъ ъ а ш Ь г к ъ а
г Полное давление , кПа a s - /,2 < ,6

3 Н а и м е н о в а н и е
В е н ти ля то р  радиальны й  
д в ух  с т а р  он  нега Всасывания

т и п ц Ц - ю а  m s / z

3 Частота&ра- 
щеми я ротора

ё е н т т р а % „ , 3 8 5 &Цг5 7ПО
электродвигателя a s s 9 8 5 98 5

6 М ощ ность t к В т. 75 4<а /32
7 Масса движущихся частей, кг /5 ю 1630 168а

д
Ам плитуда  динамической 
нагрузки на о д и н  Ьи&ро- 
и з о л я т о р , к г  с 8 0

9 Масса Вкнтагрегата, кг 5300 8280 6  kZD
Ю Масса Склока при соединитель

на габез изоляции, кг 3 3 3 0
а Поверхность блока присоедини- 

тельтсп., аз... __________ . _ 8  4,3
1Z Масса блока присоединительного 

с изоляцией, кг

i f  *
9Q&/2

SD U -Q 2-18.65
центральные кондиционеры КТЦ2. 
исходные данные для составления заданий

ШЩШЕ Ш Ш Е
'траительнае задание. 39

К ТЦ 2 -200. Вентиляторный 
а гр е га т  Про® /7р 90°.

Госстрой с с с р  
ХАРЬКОВСКИМ 
САНТЕХПРОЕКТ
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А
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отм етка низа пснова ни я
опор кондиционера 

т
Ж

Фундамент под блок при•

соединительный Р- 
2 0 шаниеётохЮОх2РОф 
2 0  отверстий фзо 

под фундаментный бал mi

12  шанцев чаокюакзоагг 

под фундаментный болт j> 1б 
Мес т о  уст а н о  вки • ФунВдмент под

ось вращ ения
ё ала  в е н т и л я т о р а

_________________________________________ | * 2

ГПек ни ческа я ха р а к те р и сти к а

f индекс 2 0  А223О В оМ зво 2042430
2 Полное д а в л е н и е ^  Па 0 , 8 1 2

3 Наим ено £  а  н и в
в е н ти ля то р  радиальный 
двухстороннего Всасывания

ц ГПип . ЦА‘ НО О  /V H6 j 2

5
Частота вра- 
щения ротора

§ентшяторо°%м 585 6 4 5 700
электродвигателя 985 96S 965

е М о щ н о сть , к € т 75 ■но /52
7 Масса движущихся частей, кг Ч5Ю 1630 1 6 8 0

8

Амплитуда динамической 
нагрузки на  о д и н  
Ъ и б р о и з о л я то  р , к г  с 80

9_

!£.
а
12

Масса вентаг, 
масс а блока п 
ноге без изо. 
Поверхность 6 
тельного, мъ 
маессг блока т  
го сизоляииед

оегагпо, кг 5 3 0 0  | 6 2 8 0  | 6 4 -2 0
рисоеоинитель - 
Ш Ш и , кг 33SO! -§ I 1

8 1 , 3
?исреоинительно-хКГ

kz
3331fz

ticw.omd 
йижи 
Вякхр 
On VM

BeaowjL
Синодский
Веротбемй

СПабак
Д ш _ SOU-D2- Гб. 85

Центральные кондиционере/ КГЦ 2. 
исходные данные для составления задании.

CbluM
Сашек

Вялбская 
Галичев йрщу. Строительное задание

стадияЛист Лис^оЯ
Р 4а

К ТЦ 2-200. вентиляторный 
а гр е га т АП°^Л90°.

госстррйссср
УАРЬКОЙСКИЙ
САНТЕХПРОБКТ..... J —
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( ̂Dcb вращения Зало бентилятора

Техническая характеристика
1 и н декс г о М г ъ а гпм гъ ъ а га М гн з а

2 Полное д а р е н и е , к Па ■Л8 1.Z 1 ,6

3 Н а и м е н о в а н и е
Ь г н т и л я т а р  радиальны й  
двухстор онн его всасывания

4 Ш ип ц Ц ч а а  Ш б/z

5
Частота вра- 
щения рогпрй

вентилятора °%ш 5 8 S 6 ^ 5 7аа

V « 1 1 I 9 8 5 9 8 5 385
6 М о щ н о с ть , к в т 75 ПО 132
7 Масса движущихся частей, кг <5Ю т о <вва

8

Ам плитуда  динамической 
нагрузки но о д и н  вибро 
и з о л я то р , к г с

8 0

9 Масса в е т  а гр е га т а, кг 5300 6 2 8 0  6 ^ 2 0

10
Масса блока приспеданитель- 
tiaro дезизаляии/t. иг 3 3 5 0

и /пе^наготм ?А0Ка nPucae&um ’ 8 1 3
11

масса ffflOFa присоединительна- 
го с изоляцией, кг___________

Ось корпуса вентилятора

З О З ^

.... . ?
Начата Белоусов у: г/Ч

СишС&бш
Рм. ГР 
Стинй 
СгиюК

Т о в т _ . '
Бяльская

Ст иш. Голи у ев , , у p-U .

----------J— —

9U U -02-1835
тральны е кондиционеры к т ц 2  
ианыеданные дли составления задании

ТрадияХЛист \ Листов
Строительное задание

КГЦ 2-200. Вен тилятарный 
а г р е г а т  Пр 180°

Р *+{
госипрои ссер 

ХАРЬКОВСКИМ 
САЙТЕХЛРОЕКТ
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. 
- техническая Характеристика

У индекс 20 42.230 20 4Z3SO 20.42430
2 Полное давление, к л а 0,8 /,2 1,6

3 Наименование
ёентил я то р  радиальньнб 
двухстороннего всасывания

4 тип цИ-ia o  N iefz

5 Частота fya- 
щения ротора

вентилятора^ 585 645- lOO
электродвигателя 985 98S 985

С Мощность, к б т 75 н о i32
7 Масса dfiu/jtуши хся частеОрг iSiO ieso 1660

е

Амплитуда динамической 
нагрузки на один 
виброизолятор, к гс

80

9 Масса вентагрегата,кг 5зоо  | в гео | в Лео
Ю Масса блока арисдедОнигпСлы нога без изоляции, кг 3350
н поверхность блока присОёбо - ни пт ель но го, мъ Si, 3
12 Масса блока при соединитель но го с изоляцией, кг

ось корпцса вентиля-
/77 ар а

9D9i/t

Иочотд 
& с ш ,  
Рякгр. 
Cm u тк 
Cm w>fi 
CjnuH^

Весшов 
Ш айш ч  
Sepmmkm 

Шабак _ 
Бяльская
Галиче/^

Ш

ж -

-—
9 0 ^ - 0 2 - 1 8 8 5

центральные кондиционеры к тц 2 . 
исходные данные для составления задании

__ С троительное задание
стадия Лист Листаё,

Р 4-2

- - - -
КТЩ2 - 2 DD вентилятарнш  
а гр е га т  /Н8о °

Госстрой ссср 
ХАРЬКОВСКИЙ 
САШЕХЛРОЕКТ
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_1
йл

ьд
ом

хЖ
- X

Отм етка низа основания
оп о р  м и л и ц и о н е р а

ж

Шлепая Вола Вентилятора

Техническая характеристика

{ индекс 25.42230 гэлгъъа zsAzksa ’
г Полное ддВ'лёнив, кПа а. 8 иг 1,9

э Наименование
Вентилятор радиальный 
дВукстароннего ВсасыВаная

ч т и п ццчаа nza/z.

5 Частата̂ &ра- 
щения ротора

ёектилцтрро 4за ■ Ч9а 5Z5
электродвигателя 985 985 590

6 Мощность, кВт. НО /32 tea
7 Масса дВижущОкся частей,кг 22 4о 2290 1747 ■

8
Амплитуда динамической 
нагрузки на один 
Виброизолятор, кгс

60

9 Масса Вентагрегата, кг. 8230 I 8380 9690
10Массо длака присоединительного с?е? изоляции, кг. Чзаа
Н присоедини- ИЗ, 6
12 Мосса Шока присоедините*6- mnt с ишя циео. кг______

45
9 0 9 -1/2

?
9 0 4 - 0 2 - 1 8 8 5Ш ттд  

Гл спей. 
Рж гр

Белочсоfi- 

Qmngr&m
}Ш 7
W Центральные кондиционеры к тц 2 . 

исходные данные для составления задании _Cm инк Тадак*... г
Сл? инк. 
Стаж

Бяльскпя
ГоличеВ Строительное задание

радия лист \ листов
ирш Р

I
4 3  |i У—

КТЦ2 "230. Вентиляторный 
а гр е га т ПрО°ПрЩ°.

Госстрой СССР 
ХАРЬКОВСКИЙ 
CAHTtXttPDEKT
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отметка, низа основания
опор кондиционера

\ /

ф ун да м е н т под блок 20шанцеб. ЮОх Юохзоод 
присоединительный е~ J Iш дф ундам ентны й.болт №
24шаншюокюох2о о н  / / М е с то  установки, Фундамент .под  ,
24огПВерстия фзр J  j j  gи б р о и зо ля тор  о  /  В е н ти ля  ппор

Л корпусапод'фундумутный бот/

\ -Вентилятора
4441

ось прошения Вала 
Вентилятор а

т

ГЛехническая характеристика
ч И н д е к с 25.42230 25:42330, 2S.42430
2 Полное давление,кПсь^ - 0 , 8  - ы 1 ,6

3 • Наименование
Вентилятор радиальный 

двухстороннего Всасывания
k Шип Ц 4  ЮО Ы20(2

5 Частота Вра- 
щерия ротора

вентилятора °%ш 4 30 1 490 , S 2 S
электродвигателя 085 98S 590

6 Мощностьг кВт НО 132 1 6 0

7 Масса движущихся частей,кг S2MO 2290 2 1 Л 7

8

Имплитуда динамической 
нагрузки на один 
Виброизолятор, кгс

6 0

в Масса Вентагрегата, кг 8 2 3 0  | 85 6 0  \ 9690
Ю Масса плана присаееЬнитеАь но 

го без изоляиии, кг 4 3 0 0
Н поверхность блока присоеди

нительного, м 2. H i ,  в
12

Масса бмокалрисоединитель - 
наго с изоляцией, кг

н
з о м /г

90  Ь - 02- i  8.85
альные кондиционеры кгц2.

______ ttte данные» для составления заданий.

Строительное. задание

КТЦ2-250, Вентиляторный 
агрегат АО " Л 90*

4 4
Листа 4

Госстрой с с с р  
ХАРЬКОВСКИЙ 
САНТЕХОРОЕКТ
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А
л

ь
Ь

о
м

Ж
\4в

техническая характеристика

1 индекс 25 У2230 2S.P233D Jp.
2 Полное давление, к Па 0,3 4,2 te

3 Ноименование
вентилятор радиальный 

двухстороннего всасывания

±

5

в

тип ЦЧ- ю а  N  20/2.
Частота вра- 
щенияротора

вентилятора0*5̂ » 4-50 490 52 5
электродвигателя 965 96S S9D

Мощность, квт НО /32 ЧвО
7 Масса движущихся частей, кг 2240 2290 2747

8
Амплитуда динамической 
нагрузки на один 

&o6pDизолятор, кгс
60

3 Масса вентагрегато, кг 3230 | 3380 | 9690
30 Масса блока присоединительного бел изоляции* кг 4300
Н поверхность блока присоедини

тельного* М 2 НЗ, 6
12 Масса блока пьисоейи ни тельного с изоляцией, кг

ось корпуса  
В е нти лятор а

hi
з а Н г

НочатЬ
Й_СЛ£Ц
Рук гр 
Cm инН< 
СтрануCmj/нК

/ < /
9 D U -0 2 -4 8 6 5Велоусор_

Синайский
Щюпотвепян
табак

БяльскояГалинеё

д а * :

ш
%.Г:

Центральные кондиционеры кгц2.  ̂ » 
исходные данные для составления задании

— Строительное задание
СтадшЛист Листов

Р Аб

— * — —
КТЦ2-250. В ентшяторньш 
агрегат /Ива°

Госст рое ссо р  
УАРЬЙВСШ-Й—  
CAHTEXDPOEKT
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и  / пи : 1 л  и  v c y t w  ф у п и и т е п / и

кондиционера
Отм етка б е т а  фундамента 

насоса

ъ : . ____  . Ч

\ 1/

к.шаниа /о о ш о

Таблица р а з м е р о в , ым

\ M o p w  

Размер\
к го/за К 1/5/30 К  4 5 / 5 5 к 9 а /з з К<60/30 к  29П/30

Д _ 3  я 8 5 /3 0 1 3 0 160 160

£ 3 3 7 4 / з 6 5 D 6 S O 6 8 0 I S O

295Ж <05 / 2 5 210 2 2 5 2/5

И 129 /45 2 t e 2 2 3 215 2 9 5

ш
ТЕу.нйческ'аЯ"- каракгперистат

U hQ e k c 01.0212002.02(20а з м щ
0,9.02120

06.02120 
а$.агщi

12.02120
16.02120.

20.02(20
25.02(20

О С Н О Ё Н О й
парамеггтр

кондиционера
т 02

, 03
о%

06
03

/2
< 6

т
25

н о и н Е н а В а н и е Насос центробежный консольный ти п  К '

Марка к 2а/зо МЗ/ЗО К9Э/55 К90/35 К160/30 4290/30

Ч а с то та  
вращения ад/ 

р о то р а  щим
2880 2900 29^0 299а 1970 1975

М ощ ность, к В т 9 7,5 /5 /5 ъ о 3 7

Общ ая масса,
КГ

юа /50 3 5 0 350 9 8 0 б оа

Разность отметок (рун- 
дамештюЬ кондиционера 
и насоса И, мм 5 95 50 5 0 ' - 5 5 5  -

9091/ Р  ,

Нач атд 
Га  спец

OmmiLpГпнййсрГр
! V—/
,.TL

- -
9 0 k - 0 2 - 18.85

&*££_
С пи на м
OajjM.
CHLUtVL

Ш а ш л я п
Рсм/Ч~1:
6<аИе£ Va-

yr~i,7 — Ц е н т р а л ь н ы е  к о н д и ц и о н е р ы  к т ц 2 и с х о д н ы е  
в а н н ы е  д л я  сос та в ле ни я  з а д а н и й

С т р о и т е л ь н о е  з а д а н и е Р  (47 ( 47
— к т ц г ч а . , . к щ 2-25а. К а ш п о -  

н а Ь ш  7... 19. Н о е ш ь / i/SJM
0 ос с т р о й  е с с е  

, ^ А Р £ К О В С К И И .  ' С А Ш Х П Р О Е К Т
__  ' - ----- j ~

Типовые проектные решения 904-02-18.85

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293809/4293809223.htm

