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ГРАДИРНЯ ДВУХСЕКЦИОННАЯ С ВЕНТИЛЯТОРАМИ 2ВГ70 КАПЕЛЬНАЯ 
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Пояснительная записка. Показатели изменения сметной стоимости СМР при применении научно-технических достижений. 
Технологические и архитектурно-строительные решения.
Эскизные чертежи общих видов нетиповых конструкций.
Технологические изделия.
Строительные изделия.
Конструкции металлические.
Задание заводу-изготовителю на крупноблочное оборудование.
Электрооборудование. Автоматизация. Электрическое освещение.
Спецификация оборудования.
Ведомости потребности в материалах.
Ометы.
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ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
901-6- 92 с. 8Ь

ГРАДИРНЯ ДВУХСЕКЦИОННАЯ С ВЕНТИЛЯТОРАМИ 2ВГ70 КАПЕЛЬНАЯ С СЕКЦИЯМИ 
ПЛОЩАДЬЮ 192 кв.м СО СТАЛЬНДО КАРКАСОМ

АЛЬБОМ У1 
-СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

Раздел проекта Марка Кол-во листов М стр.п/п
I Технологический нв.со 3
2 Электрооборудование. Автоматизация. 

Электрическое освещение АЗМ.СО 9

3-5 
6 - /*

Главный инженер проекта 
Начальник отдела

. ДБ. А. Трубников
В. А. Трубников

Ии. Л

Привязан

2ШЬ-0Ь 3
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Позиция
Наименование и техническая характеристика 

оборудования и материалов

Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)

Тил. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Л* 
опросного

листа

Единица
измерения

Код
завода- 

изготовителя

Код
оборудования,

материала

Цена
единицы

тыс.руб

Коли
чество

Масса
единицы
оборудо

вания

кг

Наи
мено
вание

Код

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ6 ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ

I Вентилятор осевой производительностью 1100000 мЗ/ч. статичес-
кий напор 16 кгс/см2. с электродвигателем мощностью 75 кВтг
частота тока 50 гц,частота вращения ротора 170 об/мин, напря-
хение 660/380 В 2ВГ70 КОМП. 691 486150 2 9300

2 Задвижка ручная параллельная с выдвижным шпинделем 0 200.Ру 10 ЗОчббр КОМП. 691 3721251005 2 127.83 То же, 0 300 ЗОчббр КОМП. 691 372I25I007 2 275.8
4 То же, 0 400 ЗОчббр КОМП. 691 372I25I00 2 438.2
5 Сопло тангенциальное 0 32x16 fflafclfr_______ шт ш

Нагрузка на секцию 750 мЗ/ч 412 0.05Нагрузка на секцию 1000 мЗ/ч 572 0,05Нагрузка на секцию 1500 мЗ/ч • 804 0.05
ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ -

6 Деталь Т-1 H B . H - I пт 796 4 Т24,Т2
7 Деталь Т-2 НВ.Н-2 пт 796 20 2ЯТ 7
8 Деталь Т-3 НВ.Н-3 пт 796 4 373.66
9 Деталь Т-4 __________________ _— ------------------------------------------- НВЛ=4____ пт__ .7.96, 2 669 27
10 НВ.Н-5 пт 796 J___ ж ж _

Прмаями

3УК.брСт.инж

1ач.от [.Трубник уI.KOHT ).Никитин IИванова Бубекова!?

901-6-92с 86 -НВ.СО
.Градирня двухсекционная с нтиляторами 2ВГ70 капел: я с секциями площадью

Стадия Лист | ЛистовРП_I 1 зГосстроя СССР СОМПМДОКАИАЛПРОЕКТМоим
2П68-0 8 Ч •армтАЗ
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Позиция
Наименование и техническая характеристика 

оборудования и материалов

Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)

Ти п. марка

Единица
измерения

Код
завода- 

изготовителя

Код
оборудования,

материала

Цена
единицы

тыс.руб.

Коли
чество

Масса
единицы
оборудо

вания

кг

оборудования. 
Обозначение 

документа и № 
опросного 

листа

Наи-
мено-
ванне

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

II Деталь Т-6 НВ.Н-6 ШТ 796 4 124,89
12 Деталь Т-7 НВ.Н-7 ШТ 796 12 233.95
13 'Деталь Т-8 НВ.Н-8 ШТ 796 4 484,71
14

" Г " " "  ............... . ■■■ - .......................... * ■ 1 « " ■ ■ ' — —
Деталь Т-9 НВ.Н-9 ШТ 796 2 911.79

15 Деталь Т-10 НВ.Н-10 ШТ 796. 2 96.59
16 Деталь T-II НВ.Н-П ШТ 796 . 4 247.19
17 Деталь Т-12 HB.H-I2 ШТ 796 12 469г7
18 Деталь Т-13 H3.H-I3 ШТ 79 6 4 504.55
19 Деталь Т-14 , > .HR Н-Т 4 ШТ 796 2 Т2Я6;2
20 Деталь Т-15 HB.H-I5 ШТ 2 130.91
21 Болт MI6x55.02.0115 Г0СТ7798-70 кг 796 37.44
22 То не, MI6x60.C2.0II5 ГОСТ7798-70 кг 796 40,0 —

23 . То же. M20x70.02.0II5 Г0СТ7798-70 кг 796 15.2
24 ...-Гайка MI6.02.0115 Г0СТ5915-70 кг 796 10 г9
25 То же, M20.02.0II5 Г0СТ5915-70 кг 796 _4,1 «и»

26 ’ Прокладка резиновая ТЖШ-С-3-161-207 Г0СТ7338-77 ШТ 796 40 0.15
27 То же, ШВД С—3—222—262 ГОСТ?338-77 ШТ 796 40 0.26
28 1 То же. ТМКШ-С-3-325-372 ГОСТ?338-77 ШТ 79 6 4 0.5429 То же, *ПЛКЩ—С-3-426-472 ГОСТ?338-77 ШТ 796 4 0,9
30 Отводящая труба i 530x7 ГОСТЮ704-76 м 796 2,15 194,1
31 Отводящая труба i 630x7 ГОСТ10704-76 м 796 2.15 231.23
32 Грязевая труба НВ.Н-Г7 ШТ 796 2 58.6
33 Переливная труба HB.H-I8 ШТ 79 6 2 184 3934 Защитная решетка HB.H-I9 ШТ 796 2 61,6

Привязав

901-6-92с. 86 -HB.C0 Лист

2Ивв.М
Копировал 2 U M ' 0 %  5



Наименование и техническая характеристика 
оборудования и материалов

Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования 
Обозначение 

документа и № 
опросного 

листа

Единица
измерения

Код
за вода-  

изготовителя

Код
оборудования,

материала

Цена
единицы

тыс.руб.

Коли-
честю

Масс.1
единицы
оборудо

вания

1 кг

Поэм ЦИЯ

!

Наи
мено
вание

Код

2 3 4 5 6 7 8 9 10
35 Водоуловительная решетка BP-I НВ.И-1.1.СБ ШТ 796 64 63,81
36 Водоуловительная решетка ВР-2 НВ.И-2.1.СБ шт 796 64 65,77
37 Водоуловительная решетка ВР-3 НВ.И-3.1.СБ ШТ 796 16 56,91
38 Водоуловительная решетка ВР-1а НВ.И-4.1.СБ шт 796 64 60,5
38 Водоуловительная решетка ВР-2а ВВ.И-5.1.СБ шт 796 64 62,37
40 Волоуловительная решетка ВР-За .. НВ.И-6.1.С5 шт 796 16 54.04
41 Закрывающий щит ЗЩ-1 НВ.Й-7.,1.иБ шт 796 8 ’8,9
42 Закрывающий щит ЗЩ-1а НВ.И-8.1.СБ шт 796 8 '7,0
43 Блок капельного отгасителя БМЭ-1 НВ.И-9.1.СБ шт 796 88 191,35
44 Блок капельного оросителя БЮ-2 НВ.И-Ю.1.СБ шт 796 24 172.5
45 Блок капельного оросителя БКО-3 НВ.И-П.1.СБ шт 796 56 "203,7
46 Блок капельного оросителя БК0-1а НВ.И-9.1. СБ шт 796 88 199,81
47 Блок капельного оросителя БК0-2а НВ.И-10.1. СБ шт 796 24 ’ 183,66
48 Блок капельного оросителя БКО-За НВ.И-П.1.СБ шт 796 56 213,4

■ , - ....... , - ■ .....

'
Прввявая

Ии» Л»
901-6-92с 80 -НВ.С0

Лист

3
«ш

Коамроил 242(,S -0В £
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Пози

ция

•
Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Зааод-ьзготоаитель (для импортного оборудования • страна, фирма;

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение д о 

кументе и номер 

опросного листе

Едим1

измзр

Ил
име-
ноше
ние

4Цв
еиия
Г— ---  ■ 1 -

Код

Код завода -  

изготови

теля

Код

обору дэввчия, 

материала

Цене 
единицы 

оборудо
вания, 

■,ыс. руб.

Коли

чест

во

Мессе

единицы

оборудс-

вами*,

кг

1 2 3 4 5 : 6 7 8 9 10

I. Оборудование, поставляемое заказчиком '

I.I. Комплектное оборудование

1.  Щит станций управления, состоящий из 2-х панелей ТП 901-6-АЭМ.
ЗЗИ-2 комп. 671 I

2. Панель общих цепей управления вентиляторами ( до 6 -и ) __| ТП 901-6-АЗМ.
ЗЗЙ-5 комп. 671 I

3 .  Панель общих цепей управления вентилятооами (до 12-и) ----- ТП 901-6-АЭМ,
ЗЗИ-9 комп. 671 I

4. Панель автоматики ТП 901-6-А ЭМ.
ЗЗИ-13 комп. 671 I

5* Панель управления и сигнализации ----------------------
ТП 901-6-АЭМ.
23И-Г7 комп. 671 I

- ___________________ i

При»«a»*

Иив. №

TP., 901-6 920.86 ~ АЭМ .'COI

H ctY .o rJ.
tfsoyro. 
/4#at &VA.-£>0£>4&2 ^

ра̂ ирня двухсекционная с зе-гтиляторами 2ВГ70 кабельная с секциями площадью 192 кв.м со стальным каокасом

С т а д и я  Л и с т  Л и с то м

М*/'Л'ЛЛАЯл' /vvv> 
аоАг*-аУ1'аьгу?>»0**гу7г

2.126& -0В 'Г
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Наим енование и техническая характеристика о б о р уд о в а н и я  в м ате ри а лов - 

З аеод-нзго тоам тель (д л я  и м п о р тн о го  о б о р уд о ва н и я  -  стране, ф и р м а )

Ти п , м арка
Е ди ни це

и зм ерения
К о д  завода  -  

и зготов и 

те л я

КО Д

о б о р у д о в а н и я ,

м а те р и а ла

(Дона
единицы
о б о р у д о 

вания , 

тыс. р у б .

ч е с г -

м

М е сса

ФДИММЦН

о б о р у д о 

ва ни я,

кг

О б о зн а че н и е  д о -  

«ум е й те  и номер 
о п р о сн о го  ли сте

Н а -

им е
нова
ние

К о д

t 2 3 4 5 6 7 в 9 10

1.2. Оборудование
----------------------—

X.  Пост управления с сальниками ПКП5-19.
(  /6 22, i> 32): I - К У ,  Ч ,  1з +  1р, "Вперед"; 131-54У2 Ш Т . 796 3428453030 2
2-КУ, Ч, 1з *  1р, "Назад";
3-КУГФ, К, 2р, "Стоп"; ТЛ6-526.333-80

2• Выключатель конечный исп.2 ВК30Б72 ш т .  ' 796 2
ТУ16.526.351-74

•

Привязан

Т П  9 0 1 - 6  -  92с Ь6 -  Д З М . С 0 1
Л и с т

г
-

Ииа №

гив8-о 8 8
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Пози
ция

Наименование м техническая характеристика оборудования и материалов, 
Зевод-иаготояигедь (для импортного оборудования - страна, фирма)

Тип, марка оборудования. 
Обозначение до
кумента и номер опросного листа

Единицанамерения Код эавода -
мзгетов*-
?®яя

Код
оборудования,
материале

Ценеединицы оборудования, тыс. руб.

Коли-
чвст-
ао

___ 1_Массаединицыоборудования,кг
Но-ИМФ-но»*» Код

* 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.3. Кабели и провода

Кабель силовой напряжением 660 В
сечением кв.мм: АВВГ
1.2x4 ГОСТ 16442-

-80 КМ 008 1----
2. 3 х 120 _ и_ км 008 |
Кабель контрольный сечением кв.мм: АКВВГ
3. 4 х 2.5 ГОСТ 1508-

-78Е км 008 3563440I3I 0,03
4. 7 х 2,5 — W-e км 008 3563440133 1 1
5. 10 х 2,5 — W— км 008 3563440134 1 1
б. IS х 2.5 — I1— км 008 3563440136 1 1 Э

Прпвгпт р.йчйнирм ктимм: АПВ
7. I X 2.5 ГОСТ 6323-79 км 008 355I330II2 0,03

8. Металлсгоукав РЗ-Ц-А-75УЗ км 008 0,010

ПриВЯЭДН

ТП 901-6 -92 0,80 - АЭМ.С01
г ш ъ -оз

Лис?
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Позм-

ц к »

Наименование и технически* характеристик* оборудования м м атериалов. 

Завод-изготовителе (д л я  импортного оборудоеени* -  стрема, фирм а)

Тип, марка
Единиц»

измерения К о д завода -  

изготови

теля

К о д

оборудования,

материала

йена 

вдимиии 

о б о р у д о - 

яания ( 

тыс. pytS.

Коли

чест

во

Масса

единицы

о б о р уд о 

вания,

кг

Обозначение д о 

кумента и номер 

опросного листа

На
име
нее а- К од

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

П. Оборудование и материалы. гг оставляемые п о д р я д ч и к о м

I.  Клеммная коробка 7SI4A72 шт 796 2

2. Протяжной ЯШИН К65472 шт 796 2
3. Стойка напольная К31СМУХЛ2 шт 796 2
4. Ввод гибкий К1082УЗ шт 796 2
5. Профиль г а ш / т шт 796 II
6 .  Профиль К202У2 шт 796 4
7.  Профиль монтажный К238У2 шт 796 8
8. Профиль монтажный К235У2 шт 796 2

*

•

-

Привязан

Т П  9 0 1 - 6  -  У / С  - A c Y . C O I
Лист

чИив. N?

/о



sl£ia»» Неммемоваине и техническая характеристика оборудования и м атериалов.

Злвод-м зготовнтель (д л я  и м портного оборудования -  страна, ф ирм а;

Тип, марка 

сбор у доаания. 

Обозначение до* 

кумамта и номер 

опоосного листа

Единица
измерения К о д завода -  

изготови

теля

К од

оборудования,

материала

Цена

единицы

о б о р уд о 

вания, 

тыс. р уб.

К оли

ч е с т

во

—  , <-------

Масс*

единицы

о б о р уд о 

вания,

КГ

щаа

i -  -

1

На
име*
нова*
ние

Код

2 3 4 5 6 7 8 9 10

I» Обооуяозянкэ и матециалы- поставляемые заказчиком

I.I® Электрооборудование

I. Ящик силовой на номинальный ток ЮОА, ЯРП-11-301
нацряжение 380В с плавкой вставкой 30А -54У1

ТУ16-526315-
-73 Ш Т 796 343423 I

2, Трансформатор понижающий на напряжение 220/I2B 0С0В-0,25- 1

мощностью 250ВА для наружной установки -220/I2B-
-У5-82 Ш Т 796 34I3II I

3„ Пакетный выключатель трехполюсный на ток ЮЛ ПВ-3-Ю/В56
ТУ16.0526
001.77 ШТ 796 342483 I

1

Привязан

TII 901-6 - 92с. 86 -A3M.CG2
Градирня двухсекционная с вентиляторами 2РГ70 капельная с секциями площадью 192 кв.м со стальным каркасом

Стадия Лист Листов

рп / sГЕГстАси eccfi Сб/езм4а<а*ал#1/1/лА09*г Pof/nafcAtyv8о0с*о*0л/)/зое#гг>
гпб&-08 44
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Пози-

чма

Н м м «м м и и 1  и техническая характеристика оборудовании и материалов. 

Завод-изготовитель (д ля  импортного оборудования* страна, фирма)

1

Тип, мерке
Единица

измарания К од заводе -  

изготови

теля

Код

обору доеения, 

материале

Цеиа

единицы 

об ор удо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса 

единицы 

о б о р уд о - 

вамия, 

иг

обору доеения. 

Обозначение д о 

кументе и номер 

опросного листе

На
има»
иова-
ииа

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 to
1,2. Оборудование светотехническое

'

I• Светильник подвесной брызгозащищеаный с лампой
накаливания мощностью: НСПП х200-

-  200 ВТ 23I/P60 ШТ 796 3461II 6

2. Лампа накаливания 220В с поколем Е27/27
по ГОСТ 2239-79 мощностью: Г230-240-200 шт 796 3466I2III0 7

-  200 ВТ

3. Лампа накаливания местного назначения 12 В
с цоколем Е27/27 по ГОСТ 1182-77 мощностью

■ 25 ВТ M0I2-2 5-1 ШТ 796 34661I 2

4. Лампа ручная переносная с защитной сеткой РВО-42 шт 796 346III I
5» Переносная аккумуляторная лампа ВЗГ-14 шт 796 348200 I

* !
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Наименовали# и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для  импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
мз**.араммг \

Код ваводв -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цана 

единицы 

оборудо

вания, 

тыс. руб.

Коли

чест

во

1 1 

Масса 
единицы 

оборудо
вания, 

кг

На- 
мм»- 
но* а» 
ниа

Код

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.3 Кабельные изделия

Провод установочный с алюминиевыми жилами на
напряжение 380В, сечением Г0СТ6323-79
I.______________2.5 кв.мм____________________ АПВ КМ 008 355I330II2 0,030

2.  6 кв.мм АПВ км 008 355I330II4 0.220
■

4

*
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Наименование м тезмическе характеристика оборудования м м атериалов. 

Завод-изготовитвль (д л в  им портного оборудования -  страна, ф ирм а)

Тип, марка 

оборудовали а. 

Обозначение д о 

кум ента и номер 

опр осн ою  листа

П. Оборудование, поставляемое подрядчиком

2*1. Электроустановочвые изделия

X. Розетка штепсельная двухполюсная 42В,

...
Единица

измерения

Код

Г0С77397-76

“Г —-Ч
К о д  завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

м атериале

Ц ене 

единицы  

о б о р у д о 

вания , 

тыс. р уб .

К о ли -

•«ест*

в«

Маасе

адимацы
еберудо

ееммЯр

«Г

1в

ХОД брызгсзащищенная РШ-П-2-0-
7Р 43-01-
-10/42 шт 796 346421
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Пвж - Наия и техническая характеристика оборудования и материмое. 

а м п т  (дяя импортного оборудошами» -  страна, фирма)

Тип, марка

оборудования.

Обозначение д о 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

На
йме
мся *- 
и не

Код

. Код завода

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Кола*-

чост-

•о

Масса

единицы

оборудо-

•аиия.

2.2* Изделия заводов Главэлектромонтажа
8 10

I. Протяжная коробка У996У2 шт 796 3464741231

2. Ящик для протяжки и разветвления проводов К654У2 шт 796 34647 41061

3* Стойка для установки светильников Г987У2 шт 796 3464733221

4. Профиль KI0I/I У2 шт 796 344962601I

5. Профиль монтажный К225У2 шт 796 34496261II

6. Сжим ответвительный У731М шт 796 3449632303

7. Профиль /= 640 К235 кг 116 3449626I2I 1,008
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