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2 3 4
Ч а с т ь  4 0 бщая ч а с ть .

< СоЭерэ)сануе альбома л и с т  4 4 2
ли cm 2 2 3

Ч а с т ь  2 Э лектротехническая ч а с ть

У С остаб п р о е кта  электротехнической части л и с т / ЭЛ Ч И
2 С остав  п р о е кта  электротехнической части ли ст  2 ЭЛ-2 5
3 Пояснительная записка . _ ЭЛ-3 Б
4 Пояснительная записка ЭЛ-4 7
5 Пояснительная записка Условные обозначения ЭЛ-б б
s Спецификация л и ст  1 ЭЛ‘ 6 9
7 Спецификация л и с т  2 ЭЛ-7 40
8 Спецификация л и ст  3 ЭЛ-8 i t
9 Расчетная схема главного щ ита  /ЩСУ ЭЛ*9 12
/0 Расчетная схема главного щ ита  2ЩСУ №10 13
// Общие БиЭы ищетрб /щ су.гщ су технические Зонные

электрор5оруЭоБания таблицы ЗаЗание забоЭу-изготовителю ЭЛ 41 44
42 Общий 6ыЭ шкасра /14, 4ЩСУ таблица технических Зонных

Перечень наЗписеи Б рамках ЗаЗание заБоЭу - изготовителю ЭЛ-/2 45
13 Общий БиЭ шкафа /42, /ЩС4 таблица технических Эанных

Перечень наЗписеи Б рамках ЗаЗание забоЭу-изготовителю ЭЛ-/3 15
44 Общий БиЭ шкасра /11, 2ЩСУ таблица технических Эанных

Перечень наЗписеи Б рамках ЗаЗание заВоЗу -изготовителю МЧИ 11
15 Общий БиЭ шкафа л12,2ЩСУ таблица технических Эанных

Перечень наЗписеи 6 рамках ЗаЗание забоЭу -изготовителю ЭЛЧ5 /8
/6 Щ и т  управления •(ЩС!/ Ш каф / Схема соединении ЭЛ46 /9
41 Щ ит упраВления 4ЩСУ Шкаф 2 Схема соеЗинений ЭЛ 41 га
4в Щ ит управления 2ЩСУ Шксгс> 4 Схема соеЗинений, ЭЛ-15 24
49 Щ ит управления 2ЩСУ Шкаф 2 Схема соеЗинений ЭЛЧ9 22
20 Расчетные таблицы и скелетная схема ос&етительных сетей ЭЛ-20 23
21 План поЭБала Сети электроосбещения ЭЛ-2 ( 24

4 2 3 4
22 План I*-0 э таж а  6 осях „Л” -,,Г" Сети электроосбещения ЭЛ-22 25
23 План I го э та ж а  6 осях ,Г -,,п ' Сети электроосбещения ЭЛ-23 26
24 План I м э таж а  Б осях „Л" - „г" Сети электроосбещения ЭЛ-24 27
25 план 5“  этаэ|са Б осях „п" Сети электроосбещения ЭЛ-25 25
26. ПоЭбал План разбоЭки сетей, ЭЛ-26 29
27 1ы-м э т а ж  Б осях „Г  -,,П" План разБоЭки сетей 9Л-27 30
25 I  - этаэ|с 6 осях j f  -,Г" План разбоЭки сетей ЭЛ-28 34
29 Г - 9 т а ж  6 осях ,Г" - „п" План разбоЭки сетей ЭЛ-29 32
з К 5°-и эта5(с В осях „Л"-„Г" План разбоЭки сетей т о 33
31 трубный Журнал л и с т / ЭЛ-3 4 34
32 трубный Журнал л и с т  2 ЭЛ-32 35
33 трубный Журнал л и ст  3 эл-зз 36
34 Принципиальная схема управления рабочим осБещением ЭЛ-34 п

зрительного зала
35 Принципиальные схемы управления аварийным и Эе^урным

осБещением ЭЛ -35 36
36
37

Шкаф аБаринного освещения ШЛО ЗаЗание забоЭу-изготовителю ЭЛ-36 39
Принципиальные схемы управления лебеЭками зашторивания окон m i 40

л j антрактно-разЭбижного занабеса и электромагнитами ЭымоБых лнжоБ
35 Шкаф управления ШУ ЭымоБыми люками ЗаЗание забоЭу-изготовителю ЭЛ-36 4/
39 Цепи управления Схема Внешних соеЗинений ЭЛ-39 42
40 Режиссерская сигнализация Принципиальная схема ЭЛ-4 0 43
hi Режиссерская сигнализация Общий БиЭ шкафа помощника

режиссера шпр ЭЛ-4/ 44
42 Режиссерская сигнализация Монтажная схема шкафа попоицник^^р^ис■ ЭЛ-42 45
43 Режиссерская сигнализация Шка<ры сигнализации /шс,гшс,зщс ^PS^S^wJjpH- ЭЛ-43 46
ИИ Постанобонное осбещение Расчетная схема электроснабжения ЭЛ-44 47
4 5 Постановочное осбещение технологическая таблица ЭЛ'45“ 48
46 ПостаноБочное осбещение принципиальные схемы управления ЭЛ-46 49
47 Постановочное осбещение Схема рабочего освещения сцены ЭЛ-47 SO
48 постановочное освещение схема разбивки ручек регулятора и 

теток автотрансформатора ЭЛ-48 51
49 Постановочное осбещение цепи управления план щитовой и 1 

регуляторной План кинопроекционной ЭЛ-49 52
60 Постановочное осбещение Планшет сцены План разбоЭки сетей эл-зо 53

к  <Р ЦУГ/7 и»6 //70/9 /ф
Сельский Эом культуры со зри типовой проект альбом Л ист

/976 тельным залом на 300 мест СоЭержание альбома Л и с т / 264-12-155 ш /
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j y /1останов очное освещение /  р̂абочая галерея Планразводки сетей эл-si 54
52 Постановочное освещение jf&рабочая галерея План разводки сетд ЭЛ-52 55
S3 Постановочное освещение Колосники План разводки сетей №53 56
54 По становочно е освещение Общий Вид щита управления ос/етутрля ЭА-54 57
$5 Постановочное освещение. Монтажная схема щита >г?ра&!/&цяppipmu' ЭА-55 58
56 Поста побочное освещение. Пульт осветителя Конструкция эл я 59
57 Поста побочное освещение Монтажная схема rr/льта 0£$е%дите- ЭА-57 60
S8 Поста побочное освещение Конструкция дроссельной аойки Монгауная̂р- ЭА-58 6f
59 Постановочное освещение. Конструкция подавтотранссрорматорон М-59 6Z
60 Постановочное освещение Конструкция на раме и подабтотрсмссрормр̂- ЗА-50 63
61 Постановочное освещение Поворотный ролик троссовой передачи ЭЛ-61 64
62 Постановочное освещение. Установки коровки со шт^/^7}}ами ЭЛ-62 65

под Ьетонным перекрытием планшета
S3 Постановочное освещение. Штепсельные коробки на 4и6разъемоВг г штс-чо ЭЛ-65 86
94 Постановочное освещение Колосниковая исосритная ЭА-6Ч 67
65 Постановочное освещение Технические УОловця̂ р̂ а̂юЬ̂ я̂Г/шб̂ их ЭЛ-65 68
SS Постановочное освещение. Технические условия для изготовления и/Вких - -------------------------- 1___________  _____сценических лент, лиатл М-66 69
67 Автоматизация приточных систем Технологическая JtffiffigdlfffiP" ЭЛ-67 70
65 Автоматизация приточных систем Заказная специсрикац и я 

— -____________ :_______ приборов и средств аЬтомс&пияации ЭЛ-68 71
69 Автоматизация приточных систем Принципиальная схема управленияЭЛ-69 72
70 Автоматизация притонных систем Принципиальнаяыемс̂ р̂а̂ мнир ЭЛ -70 75
71 Автоматизация приточных систем Принципиальная схема управ-

ления электронагревателями Экспликация ЭЛ-71 74
72 Авто матизация приточных систем. Шкаср аппаратный /-шлрчщ/,ffSujuu ЭЛ-72 7S
73 Автоматизация приточных систем. Шкаср аппаратный. Монтщная схе̂ ЭЛ-75 76
74 Автоматизация приточных систем Схема внешних соединений ЭЛ-7Ч 77
75 Автоматизация дрен черных систем. Принципиальная схема управ 

-_______________________________________________________________ления■ ЭЛ-75 73
76 Автоматизация дренчерных систем Общий вид шкасра автоматикиWAAЭЛ-76 79
77 Автоматизация дренчерных систем Схема внешних соединений ЭЛ-77 80

76 Мол ниезаицита ЭЛ-78 81

1 2 5 4
Часть 3 Электросладоточные устройство!

1 Состав слаботочной части проекта, Технические указания СУ-1 82
2 Технические указания СУ-2 85
5 Специсрикация оборудования и основных Материалов CY-3 84
4 Скелетная схема славоточных устройств. Условные обозначение сущ 85
6 План размещения оборудования радиотрансляционной установки СУ-5 86
6 Блок-схема кабельных соединении радиотрансляционной установки СУ-$ 67
7 Кабельная таблица радиотрансляционной установки СУ-7 88
8 План слаботочных сетей подвалы СУ-5 89
9 План слаботочных сетей /-го втау& б осях А\f" СУ-5 so
10 План слаботочных сетей 2-го втсира 6 осях А-Г* СУ-10 S1
11 План слаботочных сетей 1-го и2-го этажей 6 осях Г ~П '' СУ-11 92
12 Попарная сигнализация Схема внешних̂ CY-1Z 95
13 Переходное устройство для включения микросхемных кабелей СУ-15 94
14 Щиток с разъемами для радиотрансляционной установки СУ-14 95
15 Подпольный и/каерчик с 2й*микросронными разъемами СУ-/5 96
16 Шкаср слаботочных устройств СУ-16 97
17 Кронштейн для установки звуковой колонки СУ-17 96

Часть 4, Кинотехнология
1 Пояснительная записка, Спецификация оборудования û nang- КТ-1 99
г План и разрез зрительного зала. Аучи проекции Расчет киноэкрана КТ-2 too
5 План размещения оборудования КГ-3 101
ч Экспликация оборудования, Кабельный журнал КТ-Ч 102
5 Монтажная схема соединения оборудован и я КТ-5 103
6 Схема внешних соединений кинотехнол К Г -6 1£>Ч
7 Схема внешних coca и нении звуков о спрЬизЗобЯЩСроустройства КТ-7 fOS

------ —______________________________ _____  к<р а ту г/7 1/мв л7 7#/9/п
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Н/7
п/п Наимемобание листа Марка и 

но ней
Номер
стоанииь

1 2 3 9
1 Состав проекта электротехнической части лист/ эл-1 9
г СостаВ проекта электротехнической части лисГ2 ЭХ-2 5
s По л он и тельная записка ЭМ-5 6
9 Пояснительная записка ЭМ-9 7
S Пояснительная записка УслоЗныс обозначения ЭХ-5 6
е Спец и ф и ка ц и я Лист / эм-$ 9
7 Спецификация Лист 2 ЭЛ-7 го
3 Спецификация Лист 3 Эл-а 1/
9 Расчетная схема глабного шита /сцеУ ЭМ-9 12
№ Расчетная схема глабного шита 2шсУ эм-ю 13
11 Обилие виды илитоВ 1ШСУ: 2ЩСУ Технические

данные электрооборудоЗамия Таблицы
Задание забоду-изготобителло ЭЛИ 15

12 Общий Зид шкаср а а/1. /щеу Таблица технических
данных Перечень надписей 6 самках
Задание заЗоду - изготобителю ЭЛ12. /5

13 05 щи и Зид шкасра а/2 , У ШСУ Таблица технических
да/чцЫХ___ Перечень надписей ё оанках.________________
Задание за боду- изготовителю ЭХ-0 /6

19 Обилий Вид шкасоа а//. яшСУ Таблица технических
данных Перечень надписей 3 оанках.
Задание___заВоду- изготовителю ___________________ ЭХ-14 17

JSL йдщии Вид щкаорех а/2. 2ШСУ Таблица технических
данных . Перечень надписей В оанках.
Задание забоду- изготобителю ЭМ-15 18

(6 Шит упраВхения /ШСУ : шкаср 1 Схема мединении ЭХ-16 19
17 Шит управления 4шсу. Шкаср 2  Схема соединении JM L ___ 20

1 2 5 4
16 Шит УпоаЗления \ 2и!СУ: Шкаср /: Схема соединений ЭХ-18 21
19 Шит упрабления: 2ШСУ, Шкаср 2j  Схема соединений ЭЛ-19 22
20 Расчетные табшииь/ и скелетная схема осЗети-

тельных сетей ЭЛ-20 23
2L- Плам поддала Сети электооосЗешения ЭЛ-21 24
22 План этафа 3 осях А*'- г" Сети электооосбе-

тения ЭЛ-22 25
23 План I го я тара 6 осях ГГ-П Сети электооос-

.. ёешения ЭХ-2Э 26
24 План И^этапра 3 осях А*-Г* Сети алектроос-

Зещения эл-гЧ 27
25 План атака 3 осях Г -  П* Сети электроосбе-

щения____________________________________________________ эх-25 28
25-. ПодЗал План разборки сетей__________________________ ЭЛ-26 , 29
27 I - иэтаолс 6 осях Г -/7 * План регзбодки сетей________ эх-27 30
28 1 -  этаж. 3 осях А-г". План оазбодки сетей ЭЛ-28 3/
29 этаж 3 осях Г-П ' План разборки сетей ЭЛ-29 32
30 Я0- этаж 3 осях А~г". План оазбодки сетей ЭЛ-50 53
51

Л------------  ------- fZ.---------------------------------------
Трубный журнал Jucm 1 ЭЛ-31 34

52 Трудны и журнал Аист 2 ЭХ-32 35
53 Трубный журнал Лист 3 ЭХ-33 ... Ж ___

$4 Принципиальная схема упрабления рабочим________
осЗешением зрительного зала ЭХ-34 37

IS Принципиальные схемы упьабления <х дари иным
и дежурным осЗешением ЯЛ-35 38

5$ Шкаср и дари иного осбешения ШАО Задание заЗоду-иэго-
тобителя ЭМ-38 39

37 Принципиальные схемы упрабления лебедками лашгориЗана
окон. сщтрсгктно-цсгдЭби̂ ного занаВеса и эхекгромагнотами дымобыхлокоА ЭЛ-37___ 90

А<Р 144 Г/7 44 6 л170/ 9АП
1976 Сельский дом культуры со 

зрительным залом на
300 fjCOT,___________________

СостаВ проекта электротехнической 
части Аист /

Типобои проект
264 -I2-1S5

Альбом
ш Лист 

ЗЛ-,(



n/n Наименование awcmct К с: Номер
1 ___________________________i_________________________________________ 3  '

Щрнмщ

36 Шкаф управление ШУ дымовыми люками. Задание
заводу - изготовителю _______________ ______________________ ЭЛ-38 _ 41

и Ож Цепи управления Схема 6нешних соединении ЭЛ-39
4Ф Рспсассерсксгя сигнализация. Принципиальная схема 9Л-40 43
41 Режиссерская сигнализация Обшии вид шкегооа по нош -

ника режиссера ШПР______________________ ___ _________________ эл-ч/
SL. Режиссерская сигнализация ■ Монтажная схема шкааоа

-НЧ

помощника - реоншссера ШПР__________________________________ _ -зл-чг Ue
43 Режиссерская сигнализация Шкасры сигнализации сис.гшс.зшс

Общие виды__ Монтажные схемы_______________________________ эл-чз 46
OL Постановочное освещение. Расчетная схема электроснабжения ЭЛ-ЧЧ U7
££. Поста новочное освещение Технологическая таблица_______ 9Л-Ч5
46 Поста побочное осбещение Принципиальные схемы управлении эм-vs ьа
47 Постановочное освещение. Схема рабочего освещения сиены ЭЛ-Ч7 ету

M . Постановочное освещение. Схема разбивки ручек регулятора и
— 50

щеток автотранссрормагтора_________________________________ _ эл-чл С4
49 Поста побочное освешение. Цепи управления.План ши тобой и

-О •

регуляторной План кинопроекционной ЭЛ-49
50 Постановочное освещение. Планшет сиены План разводки сети ЭЛ-5Р
51 Постановочное освещение 1~*рабочая галерея План разводки сетей ЭЛ-51 54
sz Постановочное освещение Нерабочая галерея План разводки сетей ЭЛ-52 55
63 Постановочное освещение Колосники План разводки сетей эл-ss 56
54 Постановочное освешение Общий вид щита управления осбвтлшШХЭА-£Ч

-я£££___
57

UL Постановочное освешение Монтажная схема шита управления
осветителя шуо ЭЛ- 55 S3

SB Постановочное освещение Пульт осветителя Конструкция ЭЛ-56 59

1 2 з 4
57 Постановочное освещение Монтажная схема пульта осветителя по ЭЛ-57 60
£6_Постановочное освещение Конструкция дроссельной стойки

_XX.____

Монтажсная схема ЭЛ-56 61
59 Постановочное освещение Конструкция под автотоанссроьмсмха ЭЛ-59 62
$0 Постановочное освещение Конструкция нараме иподивтигранаротхчеторомЭЛ-60 63
&1—Постановочное освещение Поворотный ролик трогтвой передачи ЭЛ-61 64
62 Постановочное освешение. Установка коробки со штепсельными

разъемами под детоммым перекрытием планшета__________ ЭЛ-62 65
£3_Постановочнре освещение Штепсельные коробки маки Враз?#-

нов ШТС-ЧО_____________________________________________________ ЭЛ-63 66
64 Постановочное освешение Колосниковая исосритная клемныекоробки ЭА-6Ч 67
Ж Постановочное освещение Технические условия для изготовления гибких

сценических лент Jucm / ЭЛ-65 66
$5 Постановочное освешение Технические условия для изготовления

гибких сценических лент Jucm 2 9Jh66 694

iZ__ Автоматизация приточных систем Технологическая схема автоматизации ЭЛ-67 70
68 Автоматизация Приточных систем .Заказная спеиисрикация приЬооов иередлваёюмггимиЭЛ-66 71
йВ-Автоматизация приточных систем. Принципиальная схема управления______ ЭЛ-69 7Z
70 Автоматизация приточных систем Принципиальная схема управления заслонкт. ЭЛ-70 73
1L-Автоматизация притонных систем. Принципиальная схена управ-

левая за екmoo на гоевателя ми Экспликация. ЭЛ-71 74
72 Автоматизация приточных систем Шкскраппаратный 1-ша̂ -шл) Общий вид ЭЛ-72 75
73 Автоматизация приточных систем. Шкаср аппаратный Монтсорная схена ЭЛ‘73 76
74 Автоматизация приточных систем. Схема внешних соединений ЭЛ-74 77
75 Автоматизация доенчерных систем Принципиальная схема управления ЭА-75 76
76 II'1|1

ЭЛ-76 79
77 Автомогтизааия доенчерных систем Схема внешних соединений ЭЛ-77 80
Ж_ Молниезашита ЭА-76____ ж ____
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1 Эл<гктросно$vfceHue

Р а сче тна / мощ ность всех токоприемников Клуба составляет/Я? 
к 6т & том числе силовых токоприемников - Я б квт, электроосвещение 
Ьдани/ ?9квт, Сценического Электроосвещения 68квт коэффициент ллоц- 
мости cot f-Q.9f
П и  т а  н и  е сельского дома кулЬтурЫ предусматривается двумя фидерами }30/220в, 
которые подводятся к  главному распределительному щ иту, установленному 6 щитовой 

Гла в н ы й  р а сп р е де ли те льн ы й  щ и т  с о с т о и т  иЗ £б ш каф о в т и п а  
Ц90Щ-2126 одностороннего обслуж ивания, в которых ц е та н а в л и в а т т е /  норма
ли зо ва н н ы е  с т а н ц и и  упр авлен ия, Ш ины главного щ и т а  секцио
нированы ни дв е  секции, к а ф д а /  <текци/ шин п и та е тся  своим  
кабельным вводом .
С е к ц и и  соединены двумя последовательно подключенными автом ати
ческим и в ы к лло ч а те л/м и  се р и и  Д  д!*Ю
ЦДитова/ и регул/торная расположены 6 подвале клуба под 
пл ан сие/пом Сц сны
У ч е т  Э л е к тр о э н е р ги и , п о т р е б л я е м о й  с и л о в ы м и  т о к о п р и е м н и к а м и  

и  о с в е т и т е л ь н о е /  н егр у  э к о й , р е ш а е т с я  п р и  п р и в я з к е .
1! С и л о в о е  Э ле к тр о о б о р у д о в а н и е  

/, С и ло вь/м и  п о тр е б и те ля м и  / в л / ю т е / : киноустановка, электродвигатели 
вентиляционны х с и с те м , мел мастерсКай, а н тр а к тн о -раэдбифного за
навеса, Э ле к тр а ф и н и р о в а н н ы е  З а д в и ф К и  а  та /К ф е  те х н о ло ги - 
ч е сК о с  о б о р у д о в а н и е  б у ф е т а .

В ы б о р  Электро двигателей в проекте электрической части Клуба 
не производите/, та к  как все Электродвигатели поступают комплект
но с оборудованием

Распределение Электроэнергии осуществляете/ am главного щита 
посредством автоматических выключателей и блоков РБ У с магнитными 
пуска тел /ми
С е т ь  силового оборудования вы полняете/ проводам /Пд расчетных сече

нии в стальны х то н ко сте н н ы х т р у б а х / проклады ваем ы х в  полу и по 

с те н а м

6
б  Воддуховоды выт/фных систем врезаны шибера с Электр а приводом, которые сблоки

рованы с приточными системами При включении приточных систем шибера открывают- 
c/t после отключения - ЗакрыёаЮГс/. Нафа/пиелч на Кнопку „пуск “включаете/ электрообогрев 
ьаслонки наруфного воздуха, открываете/ автоматически вентиль на трубопроводе тер
ла носи тел/ и по истечении тр е х минут после прогрева перьев Заслонки и калорифера 
включаете/ вгнтил/тори открываете/ заслонка наружного воздуха и заслонка на реуирКул/ционном 
воъдуховоде

При работаю щ ей вентсистеме в  случае понифени/ тем пературь тепланосита/ 
нифе}(Дс вентилятор отключаете/. При неработающей ёентсистеме и понижении тем
пературы воздуха в  камере калорифера норе }°С автоматически включаете/ Клапан на 

теплоносителе дл/ прогрева калорифера, Управление ЭЛ приводом выт/фных систем 
осуществляете/ автоматами, установленными в слуфебном коридоре, кинопроекционной и н а Тэт  

Itl 9 л e k m p o о с в е щ е н и е  З д а н и я  
В Клубе предусмотрено 4 ёи уа  освещ ена/ 

d) рабочее освещение; в/дежурное освещение#)аварийное освещение дл/ прадафени/работ, ' 
г) аварийное освещение дл/ эвакуации /сигнальное/

Потребна/ м ощ ность дл/ электроосвещения здани/ -к в т  
Рабочий/ освещением обеспечиваются все помещения клуба Дефурное освещение запроектировано 

6 зрительном Зале, спортзале, библиотеке и в коридорах. Ремонтное освещение напр/фением 
36 в переменного тока, в  венткамере и  щитовой, р  егул/торной аварийное освещение пи
та е те /  о т  аккумуляторной батареи. Светильники аварийного освещена/ включают/ 
автоматически при исчезновении напр/фени/ в сети рабочего освещени/. Дварианос хве 

щение дл/ прадолфени/ работы предусмотрено в  помещении Кинопроекционной, зрительном золе, 
р  егул/тарной, щитовой, на сцене. Дварийнае освещение дх/эвакуации предусмотрено в  зрительном 

Зале, фойе, в  коридорах и лестничных клетках Освещение выходов из помещений по пути эвакуации 

Зрителей из зрительного зала п и та е т/ переменным таком ббв При исчезновении напр/фени/ 
переменного тока освещение автоматически переклю чаетс/ па питание о т аккумулятор

ной батареи источником  света слуфат в  основном лампы накаливали/и лн/маисецелФ/ьз ю т ' 
Величины освещенности прин/ты по действующим нормам искусственного освещена/
Qсветите//Ьна/ арматура выбрана в соответствии с  характером освещаемых помещений, 

их назначением, высотой и  интерьером помещено/, б  Зрительном зале осущ ествлено  

плавное регулирование светового потока источников с в е та  при помощи темните/Я
ЭлектрозадвифКи дрену ерных систем в ключ а лоте/ о т  датчиков ДТД 
установленных на сцене, еалере/х и колосниках 

2 ДётоматиЗаци/ приточных систем
В  подвале, в помещении вентил/ционной камеры расположены дв е  притач

ные систем ы *

Д л /  кафдой приточной системы все злектроприемники аблокированы между собой 
Предусмотрено автоматическая Защита колориферов о т  Заморсфивани/.
Пуск и остановка приточных систем о существ л/cm с/ из венткамерь/

света типа ТС-4м
Управление рабочим и дефурным освещением зрительного Зала дистанционное, Управле

ние освещением огтолЬнь/х помещений осуществляете/ с групповых щ итов или выклю
чателями, установленными у  входа в помещение Питание групповых щитков электроосвеще
ния осуществл/ется о т  щ ита станции управлени/ иЗ щ и то во й  А  качестве  

групповых щ и тк о в  прин/ты  щ и тк и  серии СЧу^ОО Установка групповых щ и т
ков производите/ в  специальных нишах (предусмотренных в  с тр о и те ль н о й  
ч а с ти  п р о е к та )

л* ф Ц1/Г/7 инВ Л/70/9/Ф

/976 ОепбсКий дом культуры со 
Зрительным залом на ЯООмест

По/снителЬНа/ Записка Шиповой проект
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ЭлектроосВшц ение сцен ы
ОсВещение сцены подразделяется на 3 Вида 

а Постановочное осВещение,
5 йЬарийное освещение,
5 Рабочее осВещение

Постановочное осВещение сцены осуществляется стационарной 
и переносной осветительной аппаратурой Стационарное освещение 
состоит из 

а Верхнего осВещения,
5 Верхнего Выносного осВещения,
5 ЬокоЬого осВещения, 
г Бокового Выносного осВещения,
д Нижнего Выносного осВещения
Верхнее осВещение сцены осуществляется тремя попланоВыми сосританц. 
длины сосритных срернг их Взаимное расположение и конструкции при
ведены В рабочих чертежах механического рЬорудоВания сцены 
В качестВе асВетительной аппаратуры Верхнего осВещения используют
ся четырехканерные сосриты ЧСРП-kb Bd Всех соритах камеры разбиВа- 
Ваются на 3 цВета красный, синий и Белый для осВещения горизонт- 
ного холста, камеры горизонтной Батареи имеют В цВетоВ Белый, 
синий, голуЬой, красный, Желтый, зеленый
Все прожекторы Включаются через штепсельные разъемы LUTC-4D, уста- 
наВлиВаемые на соритных рермах
Верхнее Выносное осВещение сирены осуществляется со специальной га
лереи над зрительным залом
На галерее Выносного сорита устанаВлиВаются двенадцать проЖектороВ 
ПР-05-150, Включаемых через LUTC-ko ЬокоЬое осВещение осуществляется про
жекторами, устанаВлиВаемыми на I й рабочей галерее.
БокоВое Выносное осВещение осуществляется прожекторами HP-D5-I5D, устанаВ\и- 
Ваеныни на специальных конструкциях по оЬеим сторонам зрительного зала 
для ниЖнего Выносного осВещения предусматривается рампа, у ста на Вл иВаемая 
В 5арьере оркестроВой ямы
Рампа состоит из 12 прибороВ типа РСП-4к; камеры которых разбиты 
на 3 цВета Белый, красный, синий
для Возможности Включения переносной аппаратуры предусмотрена разВитая 
сеть штепсельных Включений Штепсельные Включения переносного осВещения

Г
Регулирование цепей постаноЬочного осВещения производится с помощью 
театрального регулятора РТ'ЗО с одним аЬтотранстрорматором трчоо1зОн К  щеткам 
аВтотронссрорнатора подключается Все 3D линий регулируемого осВещения сцены 
Питание постаноВочного осВещения осуществляется от щеу электрощитоВш 
для создания различных сВетоВых эсрсректоВ на сцене предусматривается 
цльтрасриолетоВое облучение декораций
Рабочее осВещение сцены предусматривается для рабочих галерей; планшета 
сцены, калосникоВ Питание и упраВление рабочим осВещением предусмотрено 
со щита упраВления осВетителя и со щита рабочего осВещения сцены су94ао 
Выбор места упраВления рабочим осВещением осуществляется униВерсальныни 
переключателями 1Щ2УПщита упраВления осВетителя Рабочее осВещение планше
та сцены осуществляется частью белых камер УСРП-te сосритоВ (по 2 камеры на каждый 
сосрит) Сеть аВарийного осВещения и сВетоВые указатели,, Выход" питаются 
со щита аВарийного осВещения, установленного В щитоВой
УпраВление постаноВочным осВещением осуществляется из регуляторной Вся 
проВодка В пределах сцены, помещений трюма; регуляторной Выполняется про- 
Водами с медными Жилами ПодВодка к  сосритам Выполняется с помощью 
гибких сценических лент на осноВе проВода марки ПРГ-SDDc медными
Жилами

ОВтомотизация дренчерных систем.
В здании дома культуры предусмотрена устанаВка 2 - дренчерных 
секций с электросрицироВанными ъадВиЖками УпраВление дренчерными 
задВиЖками предуснатрено местное и автоматическое Выбор режима 
работы осуществляется пакетными переключателями. шкароВ уп
равления типа ШУ ОснаВной реЖим роботы-автоматический 
Открытие задёиЖек В этом реЖиме осуществляется посредстВон 
датчикоВ температуры т ипа ])ТП} устамаВлиВаемых для дренчер- 
ной секции N1 под порталом сцены; для дренчерной секции ы 2 - 
под галереями и колосниками, которые сработай при поЖаре от
ключают реле упраВления ( 1РП,2РП) нормально находящиеся под 
напряжением Последние открыбают соотВетстВующую  
задВиЖку.

сцены размещаются на планшете сцены, но перВой рабочей галерее и на аз- 
сритах В качестВе штепсельных Включений применяются штепсельные соединения типа

ш Сельский дон культуры со зритель
ным залом на 3DD мест П ояснит ельная ваписко

ГПипоВой проект 
264 -12 -155
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Y Режиссерская сигнализация 
Пунктом управления режиссерской сигнализации яБлястся щит управ

ления помощника реЖиссеро} устанаВлиВаемый с лсВой стороны сцены 
[Вид us зрительного зала) Г

На щите ипраВления помощника режиссера устаноВлены тумблеры посылки 
сВетооых ц зойкЬВых сиеналой и контрольные лампы дли приема ЬЬратных 
еигналоо 1 '
Щит чпомощника режиссера соязан сигнализацией с перБой рабочей галереей 
отррои рабочей галереей, конмдтой артистой, дирижерской, администратором' 
костюмерной. кинопроекционной3 складом декораций, Вестибюлем срой г Ц  этаЖб 
Вход о клуб (оповещение зрителей) ' e ; г
йо щита помощника режиссера моЖно упраВлять так Же лебедкой 
антрактно - разбои Жного зона Беса.

VI Заземление
Проектом предисматриВается устройстВо защитного заземления

Заземлению подлежат корпуса электродВигателей и пускоВых аппораюВ. 
шкасры; распределительные щиты и щитки с аппаратурой и клеммника
ми, а так Же металлические конструкции которые могут оказаться под 
напряжением при неиспраоноогпи электроосветительной аппаратуры
р качестВе заземляющих проВодникоВ используются металлические 
т^уоы электропроводкиt а так Же нулеВые проВода и нулеоые Жилы

YLI Молниезсшлита
Пояснит ельная записка к проекту молниезащиты Вана на 

лист е ЭЛпВ г  7

HN
п1п

£ =Г

Я* Н аиненоВ ание
J _ 2 3

У C T T J J СлаВный распределительный щ ит
2 sssa Щ и т  аилоВой распределительный
3 ш т Щ и т  еруппоВой рабочего осВещгния

4 S I „ „ —  деЖурного осВицения
5 с е э " аВарийного осВещения
б " " сигнального осВещгния
7 - ш - Я щ и к с понизительным траносрорнатора
3 —(3D— ГПранссрорнатор понизительный
9 Розетка штепсельная дбихпалюсная с указанием количества

У 0 ГПо Же, е зазенляюицин контактом
Н Розетка штепсельная трехсразная с за земля юилин контактом
12 с г Выключатель клаВишный для скрытой проВсдки
13 ГПо Ж*, дёухполюсный
/4 Выключатель В Врызгсвощищеннон исполнении
15 СВетильник с лампой накалиЬанця подВесной
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flip  Же, настенный
ГПо Же, потолочный
СВетильник люминесиентный , подВесной
ГПо Же, потолочный
Линия из люминесцентных сйетильникоВ

СВетоВой указатель пожарного гидранта
Цетильник ргЖиссерскои сигнализации____

серит Ах камерный зеркальный £, разЬиокой  ̂
ш иоета к-красный, е-ейний, Ь-белый Ж-Желтый
Рам па  -  сосрит четырехкамерна я
ПроЖектор Выносного сосрита
ПроЖектор ЬекоВого осВещгния
ЭлектродВиеатель
исполнит ел ьный наружного____ оожчительцыч^ механизм

ГПермррегулятрр
yx£L

заслонки

Запорный электромагнитный Вентиль
дл ектронагреВатель
Д а т ч и к  т е м п е р а т у р ы
Я щ ик протяЖной
Кленнная кородка колосникоВ
Сосритная клеммная коробка
Шкаср аппаратный приточной системы пс-

каср упраВления % электронагревателем
заслонки Hic-1 (пс-2 ) Г г_____
тил

аср аппаратный порточной системы пе
ка ср и продления Вентиля торон приточной
гггтены Н ю-1 (пс-2) ________ г г

Пускатель магнит ны й с кнопкой
Вы клю ч о т  ел ь аВт ама т и  чески й
Линия сети рабочего рсВещения
Линия сети деЖурного осВещгния
Линия сети аВарийного осВещгния
Линия сети сигнального осВещгния
Линия сети реЖиссер&

приходиг
кои сигнализации

а - Линия приходит
уходит дрерх 
— " —  Вниз 

— приходит сВерху Вниз 
—П—  снизуд

UhS /V  7019Ад

т
Селыжий дон культуры со зрительным залом наЗООнесг Пояснительная записка Условные оВознанания. ТипоВой проект
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п/п

Наименование
тип,  

марка, 
гост

/Пехнче- 
ская х ара* 
шеристпикс

£д
изн К-бо Приме

чание

f --------------------------------- 2------------------------ 3 и 5 6 7
Электроосвещение

2 Щ и ты , а п п а р а т у р а

*
Щит групповой осветитель
ный на /У авто м ато в  из нал 
Л ‘ 3f6f 7р- /5а - 13шт, Л-з/бЭ/7~ 
- 1ш т на 56oqe

СУ 0443- 
-12 комм 3

то же на /0 авто м ато в  Л-3161 ЭрЧ5а су-9т 45 1
• 3 то Ж е на 12 автоматов из них 9авт Л-3161 7p*t5a. 2аВтот Л-3162 7р- 15а и 1а6тЛ-31бЗ/7

су 9т  
-16 — !

*
т о  Же, на 6 автоматов из них 
5 а в т  Л-3161 я7р = 15а и 1а6т Я-3107 на Вьоое

су 944/ 
-14 2

5
Щит групповой на 3 автомата ЯБ-25 7р= 15а ЩОЯ'З — И — 2

-  6 трансформатор лонизительньп! ТБС2-1 6 гго/збв 1,6 кВа — II-- 1
7

Ящик с понизительным 
трансф орм атором ЯТП-0,2S 220/ЗбЬ 250 ва —И— 2

8 Выпрямительное устройство
ПТ0-115
-32П U~220B

9 .Аккумуляторная батарея 5ЖН- 36 в —II— 7

Установочная а р м а т у р а

1
Выключатель рлаВиииный , однополюсныи для скрь1тоо  
пробойки

6 0 2 5 0 6 шт 32

2 ГЛо Же, двухполюсный — г,— —и— 9
3

Выключатель в дрызгозащи- щенном исполнении — « — -II— 26
А Розетка штепсельная дляскрытои проводки индекс 

052 1 -----и ----- —II— 44
5 Розетка штепсельная вбрызгозащищенном исполнении -----И----- —II— f
6 Патрон потолочный ----- 1.----- — II— jeif

Ш Осветительная а эма тура
1 Светильник люминесцентной 

потолочный дбухламловыи
ЛПО 132* Но шт 38

г ГПоЖе, четырехлампоВый ЛПО 13 ц*4о - к - 32
3 JTJo ofсе ЛПО 02 ч*4о — И— 33
ц ГЛо Же, подвесной ПВП-22*40 8
5 Светильник подвесной П0-02 -HI— 7
6 ГЛо &е, уплотненный НСП02*2М — 25

1 --------------- 2-------------------------- 3 . 4 $ 6 7
7 ГЛо ж е НСП03*6С шт 67
8 Светильник подвесной повышеннойт надежности 

против 6эрь?оа
ВДН-/5С — и— 5

9 Светильник настенный уллотн рун-бощ " И  — 15
10 т о  ж е 6KB-G0 — И — 7
It ГЛо Же ЛСХ-60 21
12 Светильник потолочный пл-п — и— 20
13 Светильник люминесцентный г№П5Ч-12ЯЧ —О— 38
14 Световой указатель» Выход" С&6 - I I - 2f
15 Лампа переносная с защит- нои сеткой и шнуром — И — 2

ж  и с т о ч н и к и  с б е т а
i Лампа люминесцентная ЛБ40-4 2 2  об 4оВтшт 430

2 Шо Же //ДЦ40-4 —  II— - 1 » — 24
з Стартер СК-220 _ 504
к Л ам па накаливания Б 220- -150 2201 150Вт — И — 52
5 ГЛо Ж е ^гго- 10 о гг ой loo Вт — II— 22
6 ГЛо ж е 6t2 О -60 —- 53
7 ГЛо Ж е Б 220 -но 39<г
8 ГЛо Же М036--25 — 25В т 100

X Провода и т р у б ы

1 Провод с алюминиевыми . 
Жилами слолихлороинилоВой изоляцией сеч 25мм* япь М !Б0

2 П7о Ж е, сеч 6мм2 — и — -г,- 60
3 ГПо Ж е , сеч 4 м м 2 — к — —и — 160
И ГЛо Ж е, сеч 2 5 мм 2 —и— 120
5 ГЛо ж е , плоский сеч 2 *4 м м 2 л а п в с —it— 60
6 т о ж е ,  сеч 2 *2 5мм2 - к - 100
7 т о ж е ,  сеч 3 *2  5 м м 2 —  к — — н — 150
8

ТТробод с медными Жилами 
с полихлороинилооои изоля
цией сеч 3 5 м м 2

лв — If— 10

9 Шо ж е  сеч /5 м м 2 —  N----- — И— 40

1 -----------------------2 ------------------------ 3 4 ~Г Т “ 7
35 Шо же, сеч 4 м м 2 пв м 920
36 Шо Ж е, сеч. 2 5 мм2 — и — -а—480
37 Шрц5а стальная Ъаоагазопро- восгнсгя легкая с условным проходом 40мм

ГОСТ
3262-7* —1Г— 40

38 ГПо Же, с условным проходом 32мм —  к-- — И— 25
39 ПТо же, с условным проходом20мм ------- «1----- - — И— 15
4 о то ж е , с уеловным проходом/5мм — к— — У— 845

Силовое электрооборудование и м а т е р и а л ы

1
Щ ит распределительный 
на ^ а в то м а та , из н и х  
2ав т Я-31Б1 Зр*15а и 2 абт Л- 3(62 Jp * /5а

-12 коми» 1

2 Вы клю чатель а в т о м а т и 
ческий Jp = J,6a

ПЗР~ 1231 -п ц/т 4

3 Выключатель пакетны й  
а герметическом исполнении

ГП вм з -/о 6.3 а 
330 6 - и - 4

4
Розетка трехфазная с ч е т -  
бертым заземляющ им  
ко н такто м

Л-700
ком

250
3806 —и— 7

5 Розетка штепсельная двух
полюсная с заземляющим  к о н т а к т о м

индекс
03540 10а 2506 - « I - В

6 Пускатель м агнитны й  7 ттрч,ба ПМЕ-222 —и— f
7 ГПо ж е, 7тр*5.2а ОМЕ-222 —II— 1
8 Кнопочньш пост ГТКЕ-2/2-2 - I , - к
9

Провод с алюминиевыми 
Жцлами с полиллоробинило- 
вои изоляцией сеч 2,5мм2 ЛПБ м 530

10 труба стальная Водогазопроводная. легкая с условным проходом 15 мм J
ГОСТ

32S2-62 - I I - 135
I I Пускатель м а гн и тн ы й ПМЕ-22/ икат*2206шт 1

N70/9/Ф

1916
Сельский дом культуры со 

зрительным залом на 
300 мест

С п е ц и ф и к а ц и я .  Л и с т  1
Шиповой проект
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УУ
п/п Наименование

Тип
парка
ЛОСГ

Технич.
х-ка

td
изм

Кбо Принеч

1 __________1____________ 3 4 5 8 7
По ста побочное освещение

1
Ре г улятор театральный, механический на'30ручек 
2 -х бальный РТН-ЗО шт 1

2
Театральный регулировочный 
аотЬтранссроЬнатс/р на 
30 щеток

тр-
100/30M звороё -и- /

3
Темнитель света мощности 
ЗОква с кратковременным 
режимом работы

TC-4H 380/2206 1

4
Универсальный световой 
мри бор но/ к камеры

ЧСРП-
•43 - 39

5 То ре РСЛ-4К -л- 1Z
В Прожектор театральный ПР-05-

- т
-и- 24

Л  Переносное оборудобанис

1
Прожектор театральныу 
с плоско - выпуклой линзоа ПР-03

~/15 шТ 6'5
■5 *>о |2 Прожектор универсальный ПРУ-/-Ш -1.1- 2

3 Прожектор театральный ПР-300М 41- Z

11I
ч Прожектор ультрафиолето

вого облучения с лам пой/8006т ПРК-7М -/г* в
5 Прожектор театральный 

малогабаритны и
ИР-025- 

-100 -гг- 2

6
Световой прибор /нижний 
подсвет) Г ' К нп-г -я- 6121! j

7 Приставка зсрсректная ПРЭ-/ -я- 2

в Приставка проекционная nn-z -я- 2

ъ

I
*

1
9 Приставка длинносрокус- ПА-440 41- 1

10
Ш та тив  для установки 
театральной осветитель- ной 'ап паоатуоы ШТ-1М -//- 10

I
11 Обойма съемная ock-fSB 41- 2

12 Обойма съемная OC-/SO 4- 2

g  источники света

1*1с* 1 Лампа накаливания 
зеркальная 2206 ЗООбт

зн-в -М- в

2 Лампа кинопроекционная к-220~зоо -л- 2

!

3 Лампа газоразрядная 
для прожектора прк-  7м ПРК-7

2206

юообт 4/- 6

ч Лампа накаливания для 
прожектора ПРУ-/-2/2 т -220

/ООО
£2Сб

10000Г
-tt- Z

19,

to
J - ___________ 2_________________ Г  з____ 1___ 4____ r v  I л I------7-------

VI Конструкции, щ и т ы  ,, п у л ь т ы

1 коробка колосниковая 
____ клеммная______ ш т 3 Лист ЗА-64

2 коробка оосритная клеммная tt 3 Лист ЗА-64
3 Планшетная коробка на 4 разъема штс-40 1/ 5

ЛистЗА-62
4 коробка на 4разъема я б

Лист
ЗА-63

5 коробка на в разъемов 
ШТС-40 к/ 2

Лист 
ЗА-65

6 Пульт осветителя
• f e

7 Ш та ти ё тсатраль-ЛЫ1) Т ШГ/-1 г // $ Предприятие
8 Штатиб театраль

ный г ш т г - г  Г
а 2 Тюненскп 

го о Злое-
9 Штатив- подставка____________ г ШП я 2 по л кони
10 Разъем штепсельный 

Т ШТС-40 // 64 ГЬстсатр 
сбег г Маш

11 конструкция под 
а6 mornoo/HcaooDMamoDon // 1 ЛистРА-59

12 -  / '  • 
То р е * 1 Лист 

ЗА - 60
13 Щи/п травления 

осветителя * / Лист ЗА- 54
14 конструкция на ране 

регулятора / / 1
Лист 
ЗА -60

If Ролик поворотный 
- /  “ворс Г__________ л 60 Лист 

ЗА-61
16 Стоика для установ

ки дросселей и конденсат Л / Лист
9 А - 52

17 Крышка люка для план
шетных коробок Я 6 Лист 

ЗА-62
13 Трос стальной гибкий ГОСТ3062-63 ф /35нм я /50 4 я т

Электроаппаратура, ' 
управления освети А 5 

X 
Ъ 

$

*
1 ленная

ю
на щ и / 1C

1 Арматура сигнальная АС ” S3 ШТ. а
2 АВтом&тическийвыключатель А63-/М 1н.р -ЮА * 25
3 Униберсаль мы й 

переключатель
УП 53/4 
р-428 fч У н и в е р с а л ь н ы  й  

пере/ключатель
yriS3f4-
т£/Я/ -у/ *■ 1

5 Р еле  электромагнит
но* 'гниберсаяьное____

РПУ-2-
-лм щ 6

Электроаппаратура, yi Г осветителя 1т с/нов А1 ем ная на ПУЛ1\>/пе

1 Табло сигнальное ТОМ ш т 7
2 К н о п к а  управления К90~3 / / Тб —

3 Переключатель
однополюсный Т Ы *7 tt 4

ч Арматура сигнальная 
а белым сЫклом/зеленым аеклон АС-53 // ' / '

5 Ш т е п с е л ь н ы йразъем шргвоп-47Ш2 п 1
Электроаппаратура  

дроссельной стой/ £>аспо/ о э ъ с с н н а я тa
1 Э р о с с е л ь — — комплект-

пос.ПРк-7
2 Конденсатор квг-мн — — —

1 2 3 4 S 6 7
f ТПо ре ПЖ ~220- 

500
2206 
500бт 4f 36

6 Лампа зеркальная НЗК-
220-300 -ft- 144

7 Лампа криптоновая г2£/ао 4t- 48

8 ТПо же 36в, 25вт М036-25 -я- 20
tj Светофильтры (разрезные)

1 Сб етосрильтр желто 
го цвета *С -1 MZ 3

2 ТПотре, tyw/gov* КС-13 -я- 3

3 ТПо же, синего 7 7 и бета
tc-1 4/- 3

ч Сбетосрияьтр голубо
го цвета Г ГС-1 ~tf~ 15

5 П7оже. зеленою 
цвета

ЭС-/ -tt- (5

6 Cttm ocpuffrnp^, УФС-2 -я - 1.5

Г Провода труды ящики

1 Пробой медный в поли- 
хлорвиниловой изоля
ции сеч 25мм1

ПВ M 4200

2 Tojpe / 6/4нм2 // я
%

5 Торе, 25/10hmz tt а
%

4
Пробод медный гибкий
с Р ^ Ч & Я м Р 0**#*** ПРГ // 46L

5 Кабель гибкий, 
сеч 3x25мм2 Ш Т я 60

В То ре, сеч 2x25 // 120

7
Труда стальная бобо 
газопроводная с 
условным проходом Юпм

ГОСТ „ 
3262-55 Я Н95

8 То*е4 ж & ъ ь"ь„м л // 95
9 Торе с усл прох 32мм У я 45

10 Торе с уел прох 4омм л и 10

11 Металлоруксгв гибкий
PS-Ц -Х  Ъ22мм я 60

12 Брезент для изготовл 
гибких сценических лепт я 25 смлист

13
Коробки ответвитель -ндЯ ПК-11(3994) ШТ 20 VaSSfii

14 Toft т пк-го(уж) // /2

15 Ящик ̂ протяжной я 6

16
Розетка штепсельная 
2 Л  полюсная орызго- 
непррницаемая 
2500, ва инд 0329

я 24

17 Соедини те л  ьная
Коробка

СК-24

ск-Ч
ШТ
и

/

1

Сельский дом культ уре/ to  
зрительным залом  но/ 
„зормф&п _________________________

С пеци ф и ка ци я.

А/70/9/tii

Л и с т  2
Т и п о в о й  п р о е к т

26,4-12-/55
А л ь б о м

т

Л и с т
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ж

м
п/п НааменоВание

771ип
марка
гост

/77ехничссК
характер

Сд

им кВо
Приме

чания

А - г — * 4 9 6 7

С п е ц и ф и к а ц и й  н а  щ и т ы  и п у л ь т ы

/

щит станции управления щ с у  
состоящий из б-их шкафов 
т и п а  ЩЭОЩ • 2/2€

OQT 
/606/- 
-400370 м

1
сн  лист 
ЭЛ-Ц

г
Шкаф управления дымовыми 

л  но/сами и/У /нэп-м kwp I
см лиг/17

ЭЛ 36

}
Шкаф аварийного осбесие -

н ф  /и /У ЛЧ/Н-Ю кот /
См лист 
М-36

4
Шкааь с и гна ли за ц и и  

/шс, 2 и/с, }ш с /WH-/ кома }
см лисп? 
ЯМ З

Р е ф и с с е р с к а /  с и г н а л и з а ц и я  и  
ц е п и  у п р а в л е н и я

Щ и т Ы

!
Щ и т  ш к а ф н о й  малогаба

р и т н ы й  и/пР
цшмНЗСП7 
ЫЧЧ 63

б а о л ч тт
/

Э ле к тр о а п п а р а ту р а , у а та л  
п о м о щ н и к а  р е б у с е

абленная б ш к а ф у  
с  с  е р а  Ш П Р

1 Переключатель малогабаритный Гб !-/ 220В шт И

г
/7рм а ти р а  сигнальная с 

белым с те к ло м i c H * 220В - г - k
/ТЬфе с зеленым стеклом ЛС- 2? *» 2204 —л— //

4 Автоматический Выключатель Н }-/ м 1 н Р -9 Я -II- /

Э л е к т р о а п п а р а т у р а , уст ановленная по  м е с т у

1
кнопка управления Я* ш тифтовая  
$ защищенном исполнении /Г У  ш}

А С
////ЗОРОК шт 6

2 кнопка управленияорнштифтавар 
6 Заиликиенном исполнении-------- /ГУ/22-1 i

кнопка управления2* ш тифтовая /СУ /22-2 3

Вернетический пакетный выключатель тем но г

9 Соединительная Колобка СК-16 -V - J,
ь Звонок э л е кт р и ч е с ки й лзл-гго 6
7 Я рнат УРс/ с  и гн ал  ь н а р ОК-* 2

П р о б о д а , т р у д ы

1

П р о в о д  с м е д н о й  ф и ло й  
сеч / б м м г П& 660 м 2229

г
ГПруба с та л ь н а я  Водогазо- 
провоуная легкая &у в/9мм

г о с т

ш - r s м )37

} Г П о ф е  Ъ у г2 0 м н
Tocf
?г$г-7б м /28

4 ГПо оке £>ч : 29мм
ГОСТ
кег-75 М Ю8

1 1 2 BZГ ~ В  6 1 7

Л  В томатиЗац и ft притачных систем

Ш кафы компл ектнс7во из го то  В лени/

1
Шкаср у  пре/В лен иЯ оенти 
лЯтором /- Ш у л/ / оягн

VK S ZiUb
Тп* /2)Я 
7Р-/ЗЛ

ШТ /

2 то р е  2-ши/И, 2 -иг/П
ЫЧЯ/о/- 
0932 U

UK* zzot От 6>9Л
&• В/L. 2

f таре, /■ ШУМ/, 2 Ш УМ?
ШЧГЧ01- 
0932Н

UK: 2 £ 06 7п. 6Я 
&>§1, г

4 то/сс, /-Ш УИ
Mi НО/
09В2Л

йк -ягаг7м /О я7л- /г Ел -9- /

Щ  и mb/

/
Щит шкафной малогабарит
ный РШД, 2 и/Я

щи/м 
ГОСТ 
№4 68 /ооолШхЯОШТ 2!i>i1

щитах !-ШР, 2ШЯ
/

Реле времени Электролнеб. матическое рвп-гг-тооуч Ус- 2 2 0 6 шт 2
2 /Voafce Jbfi-zl- 

9221-ОО уч У к - 2 2 0 6 —II— 2
?

реле электромагнитное 
у ни о  ер сальное W/-2- ' 

96222) У с.-22Об -а- 6
4 Пост управления кнопочный ПК6-//2 L гз-^гркопт -а— 6

9
Чнивсрсальнь/а переключатель с револьверной рукояткой уЯ 
установки на панели 
толщиной 2р мм

/п?т
■С/79 -и- /

6
Ярма тура оигнальная с 
красной j/инЗои с лампой 
типа РНц - его-/о № гг о -а— /

Провоза ,  т р у б ы

/
Проооу с алюминиевой филаи 
6 пол и винил хлорид на О 
изоляции сеч 2.9ммг Лпб М //90

2 ГПофе сеч. 4-мм* ЯП& -т- 70
у ПроЬоу с  меуноа с/силой сеч /,Ямм% пе> -и— /70
4

труба стальная боуоеазапро 
борная легкая с/у ~ )2

гаа
9262-TS —б — /8

ГПо усе, Ру  г  2?мм — а — - / / - Z)

6 ГПофе, £>у - 20мм -и - -II- $2

7 ГПофе, %> у : /9мМ — и — 41- 2)2

т е
С е л Ь с к и  О  д о м  К у л ь т у р ы  с о  

З р и т е л ь н ы м  З а л о м  н а  УООмесТ

ипВ  Л/70/9/ф

/ 1  ^  1 *  1 *  1 /  1 6  1 7

Л  В т о  м о т и в а ц и я  ^ р е н у е р н ы х  с и с т е м  ---------

Ш к а ф ы  комплект ного и з г а т о В л е н и Я

/ Шкафы управления и/2я/,Ш¥л/2 оузгя ш7 2

Щ  и т Ы

/
щ и т  ш к а ф н о й  м алоеаба ЩШМ. 
р и тн ы и  Ш Л А  9гччСб6 ШлЬохЯйО 1

9 л е к т р а а п п а р а т у р а  у с т а н о в л е н н а я  В  щ и т е  Щ Я Д

1 /Пабло с б е то б о е  м алое ге м и. 220б ШТ 4

г Переклю чатель малогабаритны!/ Т В Ч г/.-ггоё -и- 4
? 4 и од кремниеВый № 6 ? шор-чоаг

Ш/ЩОм* в

4 Реле электромагнитное униёергслбн
~РПЧ 2 
91002) И к г Ш -и- г

f ГП рансф орм отор ТБс-2 
0 0 9

V, s *2204 
Hi: ~ ЯбЗ —и— 2 с е гб -р б

Электро а п п а р а тур а , уста н о в ле н н а я  па м е с ту

1 Д а т ч и к  те м п е р а тур ы И П Уп :  М »Я шТ &

2 ко ро б ка  соединительная СК-12 - 9 - 2

П р о В о д о  ,  т р у б ь /

/ ПрабаЬ медный сеч /2мм1 п з м 79

2 Про Вод те ле ф о н н ы й ТРП //2 x 0 ) -IT - W

)

т р и б а  с та л ь н а я  вооогазо- 
прбвоуная л е гк а я

2 f мм

ГОСТ
r g z r s -к— 9

4 Г П о ф е , £>у 2 Qm m -а—

Т Г П о ф е ' 70 у  г  /км м —л— /8

с
Р у к а в  ги б к и й  м е та л  -  
ли  чес /с и  О  РЗ ц - х

ГОСТ
-г— }

№ а  гп  е.риоц7 6 /  оаЯ  м о и  m o a t  н о  -  б а е о то б  
'у ч а с т к а 7 bum е л ь н о г о

/

2

Э

С гп а л Ь ^ ^ ^ б Ъ н а я  *Г*ло^ а/ *
)0 к  )0 х  ?  мм 
4о* УОлЧмм 
32*92*4мм 
2 fx  29л )  мм

С т а л ь  п р о к а т н а я  
w o e o S o s  f 0 x f M H

} О л  б ММ
/Ч л  9м м

С тальная проволока  
горя ч е к а та н н а я  

Ф‘ §М М  
ф -6  м м

ГОСТ
89 0 9-П

ГОСТ
/о)-97

Гост 
/п а р  
• 66

кг
кг
кг

о
r t
н

кг
и

80
80
90

УО
90
20

/о
/9
/0

С  п  е -щ и с /о и к /а ц и / / .  р о с т 264-12*155
Яльбом

т
Л и с т  

Э Л $



i  щ е ц
/г

NN по плану [ш 'м d z i (= □ c b с Ь т Г ШИ 1 С=Ь Н п с Ь
j J j S f f iT S f o 3,5 121 V 2,9 В 0,12 2 k t 4 Б 15 12,8 40 6,5Расчетный 

т ок fa 1 е 21 Ю kM /6 зл k9 75 30 25 22 13ГПип токоприем
ника (щит о)

Наименование
токоприемника

Шкаср
аварийного
смещения

Ilf
 III

U lum  уп
равления 
осветите• 'ля (линия 
радрчегв 
освещения)

Щ ит
управленияЪсттитс-

т > )

Лампа
дежурного
ооВещения

ЙзВочее
освещение

здания
Щ Р Ч,Ф 2

ГПр-р 
сигнально
го освеще

ния

ЭымоЬые

лю ки

Щ ит ок
раЬочега
освещения

Заштори
ла ни е 6
Кинопроек
ционной

Приточная
систему

ПС-1

Огключе 
ние оЩ 
сВненноС 
дьнгилящnpu/jpta

В£юды4
/

Секцион
ный Вы
ключая*

Место
уст ановки Зарядная

Меха ни чес 
кие

мастерские А з ерВ Регуля т орна# * 
Ul

> 
*1

1__
__

__
1__

Резерв Здание Зарядная
Ш каср

управле
ния

ПодВал

к̂ШМППУШ
Кинопроек
ционная

■ Кинопроек 
ционная

■ РезсрЬ Вент
камера Щитайх ЩитоВа ЩитаЬ

П р и  позоре 
к о н т а к т ы  
замкнуты

------- ------ ------- л/70/9 /ш
ms Сельский дон культуры со 

зрительный залом на 3DD нест Расчетная схема шЬнога щита 4Щсу ГПипоВоЬ проект
264 -12-ISS

Ольгам
ш

Лист
ЭЛ-9



-sJQL

§3л

SE
§ £
5 »
Г

ГПип
Номинальны 

ток
чаль
■ДО

ГПип

Нами палым 
ток(о)

*7 ,ок геплобогс 
элемента [q)

блока у проб 
м н и л

Марко и сече
ние пробода 

(кабеля)

СпосоЬ
прокладки

Хианет р
трубы

NN трубь
NN линии
NN по плану

Расчетная,  % 
мощность (кот)
Расчетный 

- т о к ( а )
ГПип токопри 
емника[щита)
Наин сноба ние 

токоприемника

Место
цстаноЬки

О

2U 4C V

Сскционньи. 
Выключатель

Щ и т  сбоя

ПВ

трфа

2D

ВВодн2

ЯПВ

труба

15

10
22

Кино
проек
ционная

пне 2П

25

&

I Р5У5/Д] 
|_-D3B2U

2.3

к в

Недурное
осбещени

Здание

JDWI ,
ЪШ__ J

ПВ

труба

15

Резерб

ПЯЁ-512

по
80

, Р6У5Ю1
\4HA2B

1Р6У$4*
J  Ь Ш * .  _

ЯПВ
3ll*25)l>l

труда

4 О

i iiina

8,5

IP

Щ и т
рабочего
осЬеицн
сцены

Сцена

плезА

по

50

ЯПВ
4 ( \* ь )

груба

2D

П Г П

зв.4
61

тр чао/ 
/зон

йбгпо  
транссрор 

м а т о р

Регуля
торная

13.8

21

Щ ит ок  
осоеицениь 
зрительнт 

зала

регуля
торная

ЯПВ
M l*2,s)

грубо

15

С П

тс-4н

Тенни-
тель

Щито-
боя

ЯПВ
t f t ’ ZS)

труба

15

0.18

Заслонке
{ренчерной
синены

N 2

ЯПВ
4 (  1*2,б)

труба

15

Зашто 
рибание 
окон

ОЛЬ

Заслонке
дренчут
системы

М1

V  н А  $ А  з А  7 А

А  я щ \  Г  д щ г  
/ооу IDoJ

О 1 ил>су от автома
тического 
чат еля Л312А

шпона-
Ъыклю-

ПВ
2  ( и м )

труда

15

0.2

Пульт

осбетитш

1.0

Ш каср

tlDMptfat

ПВ

труба

15

Резерб

я п в  
4( !у2.5)

труду

15

1.1

2.2

Онтроктнс-
разЬбиА- 
ной за- 
наВес
План-
шет

сцены

2D

ЯПВ
4 (1*2,5

труда

15

□п«

аз

и

Bbirsuft, 
ноя вен
тиляция

Я П В

4(1*2,5)

труда

15

[ША 71

3.5
6.1

п,н
теноре*

Приточ
ная сис-

Вент 
камере̂

и п н

D.8

i.B

Вытяж
ная Вен
тиляция

fJ7D/9/m

me Сельский дон культуры со зри
тельный валом на 3DD мест Расчетная схема влажного щ и та  2Щ СУ Ти побей проект

264 -/2-/SS
ОяьЬом

W Я*-/Р



-Т§ид впереди 
т р и  не показаны

•/ ШСЦ

черт 3/r-jg 
черт эл~/в черт ЭЛ-/3 

черт 9Л-/7

%

л п л о л д и
1)бери Ht показаны

2ЩС.у

черт ЗЛ-М 
черт Эл -/3

IDDD
ПВО

черт Э Л - / 5  
черт Э Л '/ 9

IDOD

& QQ_

Вид cbtoxu Ршд r ftp.nxu
H I  5 0 HJJSL

—  к . у
§ —  - "■

— ___ 2300 \ Ш и н ы  еилобые* *ярА
2300 \  Шины еилоёые ^38D6

1 шеи
т ехнические данные _^лект рроЬо£р ^ ^ н и а

Наименование КЫ
Во Тип

м М т pnSLi "Ванные по 
Ихний даннк

Приме
^чанцАЩй

W ]
Ьм
Г15 KP

У
Шкаср цпраб- 

ленияУ7 У чертЭА-/2 530 -220 2Ь[Юх1150Ш

2
Шкаср управ
ления J2 / Ж Е . Ж -220 2fao*nSO*BDl

2LUC4

Наименование, t ГПип
)а$Ш'ЪепеиВанные по заказу и ост читальные 

7гхн данные
-  Приме
чанияГлс

щ
онJQ v\D

1
Шкаср упраВ- 

л ени я Л У w « 330 \2202̂ 00хЦ60*600

2
Ш т ор упраё- 

лемия*/2 Ж к .
330 ч220$00*1150*600

m s Сельский дон культ уры  со 
зрительным залом на 3DD нвет

ОЬи+ие Виды щитоВ Ш Ч  и 2ЩСЧ. Технические 
данные электроодорудаВанил таблицы

т ипоВои проект
264 -/2-/55

N 7019Ар

О/ьЬон
Тп

Аист
Э И - / /

ftp://ftp.nxu


к

_______ с п е р е д и
D b tp u  не п о ка за н ы

15

Подписи на 
дВери шкасра 
(номеро м 
наиненоВания 

нехинизмаВ)

— р —
строка

¥строкаЗх
строма Нерегулируемое осёеи&ние УНРоо,тр^

Ч*строма УльтросриолетоВое оЬлучение -  УФО
Схема эл соединений э л - / е
Нринципиал ьные схемы пьиВодой_____ ЗА- 4 6 ,3 5

ГП одлииа т е х н и ч е ск и х  д ан ны х

а
SU
1?

1
3

Наименоёание ГПип
Нотиная

<ыеи
ьные
рпей

Зонные по 
заказа идо- полнит технии донные

Примеч
ш 5ны*ы
у Ь Л Гб

У У 1JJ ОВтомат У mzk -Яр Змр: 15а
2 У 2АЗШ ОВтомат 3 Я 3124 ~3S0 1ио-15а
3 У 4а ОВтомат 1 Я31В1 ~?20 J a p ilS a
k У т от Реле проне- 

Суточное 2 РГШ-1
UHcit̂ 22Dd
кн о кн зкт

5 У
tmm

РП
Реле проме
жуточное 3 РПЧ-1

и кат ^220б 
йно,2нзкот

в У Блок
ипоаоления У

ш ш
I3A2A ~ т Ю ~&С

Зкр~-25а 
JH3 = 12,5а

7 у
7 Блок 
ипоаоления У

ш г ш
13Л 2Ь -4® IB ~22Q

0кр:40а  
Знз - 20а* Т

I 1Обозночениепосхеме
Место

надписи ГПекст надписи Примеч

У У ул — ОВарийное осВеилснис здани
У 2 2Я — п— ГПр-р сигнального осВешлния
У 3 за

— ,— Механическая мастерская
У к 15Я —  * — РаЬочее осВеилемие / о&еппител!
1 5 т о — и — 1РП0
1 В 2Рпр — „ — ЯРПО
1 7 кя — »— ЗашториВание В кинопроекционной
1 в 1PHR — и — 1РПВ ........ ..
у 9 2РПВ — 2РПВ
У ID РП РП

А/ 70/9/ш

ш Сельский дом культ уры  CD Q5iu>uU Вид шкасра N i , 1ЩСУ ГПаЬлица техничес ТипоВой проект 0 льдом Лист
зрительным залом на ЗШмест ких  данных. Перечень написей В рам ках 264 42 455 ш ал-/г
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ОО

О
8,

8

О
£=>

§

1

щ

Е
оо,

g

§

В и Э  С п е р е д и  
ЗВерц не показаны

-С1ДСУ

Р В Ц Щ
0ВЛ2П

70“
то -Ж
то

НаЭписи на 
Эбери шкафа 
(Номера и наи
менования 
механизмов)

4-Я
широка ВБоЗ/Л Секционный а в т о м а т

2-Я
строка
строка

н~ястрока Deofci/рное осВещение зрительного зала
Схема эл соеЭинении ЭЛ- /7
Принципиальные схемы прибоаоВ ЭЛ - 3 5

ЛеВая ЭБерь
&иЭ сгтереЗи в п е р е д и

□ □

"И Г

ТЕ
та б л и ц а  т е х н и ч е с к и х  банных

Е =S iга
S I

J C>a)

| с 5,О^Й Q з: °
Наименование

Кол-
Во

т и п
Номинальные, санные цепей Ранные но юказуиЗопоЛ' 

■штельные пехнич Ванны
Приме
чаниеглавных ипр

У Г 2SL. уЪ
/ 2 5Л,«Д абгпомат 2 л ш -зво JHp =3000 

Днв-ЗОра
2 2 7Л а вто м а т 4 Ш 4 т •220 |&томата 7н о.-зЬа
3 2 9Я/0Я автом ат 2 т н т Знр=50а
ii 2 ш

6JT,fW Обтомат 3 Я № МО 7н р --30а
Б 2 «л ОБтонат 4 Ш 4 МО 7нр»75а
б 2 БЛОК

ипоаВления
РСШ5Г
03Л2М *360 к '220 “ Эн р -чоа 

7нэ --5а
7 2 Блок

управления 4 I W F  
0362 В '380

6 2 4РН,2РН.Реле промежу
точное 2 РПУ-4 Нкат^ИОГ 

680, 2н з
9 2 4ТТ-

-ЗТТ
^трансформатор 3 ТК-20

soon
40 2 Пакетный пере

ключатель 4 ППМН^
44 2 амперметр пере- 

ленного тока 3 3-376 о-600а 1оЭк»
*Ю И *

42 2 т Вольтметр пере- 
пенного тока 4 9-378 0-2506

43 2 ПС Универсальныйпереключатель 4
14 2 H2J? а б т о м а т ДЭ128 -380 7нр -=80а

9 -С5у
р

Т
1х

Обоэна*
посхеме

Место
наЗписи ГПексгт наЭписи Примечай

2 7 ул табличка 6боЭ
2 2 43Л —  я — Приточная система ПС-4

2 3 7Л ------II----- Ттключение Вентиляции при nojfcap

2 Й е л Секционный абтом ат
2 5 9Л ------ II------- Рабочее осбещение збания
2 б ЮЛ ------ II------ Резерв

2 7 « л -------II — рымобые люки

2 6 72Л Рабочее осбещение поЗбала
2 9 6Л Кинопроекционная
2 40 т — я— РеэерВ
2 м 4ТТ — 4ТТ
2 42 2ТТ 2ТТ
2 А ЗТТ — а — ЗТТ
2 ft 4РН — „— ■f PH
2 45 2РН ----а— 2РН
2 48 ЗРН ---- а— ЗРН
2 47 — " —

дежурное осбещение зала 
5кл сот— Л !2 -б к л  с мест упр

2 46 — II— Секция I, (раза Л
2 79 Секция 1, фаза 6
2 20 ----ц — Секция I, (раза С
2 24 — а — Секция I ,  напряжение
2 22 табличка на ключе Фаза Л - Фаза 6 -Фаза С

4976
Сельский Эомкультуры со зри Общий био шкафа /72 щсу 1 

таблица технических банных Перечень наЭписеи б
ГПилобой проект альбом Л и с т

тельным залом на 300 мест рамках ЗаЭание забоЭ у-изготовител ю 2€4 - 12-155 Ш эл-/з



В и д  с п е р е д и  

X B t o u  н е  п о к а з а н ы

П р о  В а л  д В е р ь  щ к а с р а  

^ид_еп^еди_

Ж
А
И З  C D  Q  Э

- Ж

0 V

318

ИМ.ш

ж

Надписи на 
дВери шкафа 
(Номер и 
наименоВани 
механизмов)

У*tmpext) Секционный аВтонат
2Ястрока ВВод N 2
ЗЯ

строка
НЯ

zmpoKQ
Стена соединений Л и с т  ЭЛ- i 3
Принципиальны[в 
схемы приоодоВ Лист З А - 3 4 ,3 5

15

17
18
11

Ю

3
8Я
15Я

k

ТаЬличка

У П а В л и и а  т е х н и ч е с к и *  д а н н ы х

У /

1
I

Обозна
чение 

по схеме НаиненоЬнив &*■
5р

НПип
Номинальч
данные ист

Лонные по 
заказа и до- 
пол н иг ель м 
техник даниь

Приме
чание2ла UflQ

4 1 1Я Q B m o n a m < fibikb Ун о ̂ ЗООа

2 1 ь О В т о н а т 1 я Ш *5Ю Унр:500а

3 4 5Я а В т о м а т 1 язшЬ -380 Ун ‘-ЗОа

к 1 7Д2Л О В т о н а т 1 ЯЗПк Зн- 20а

5 4 бя, т  ад О В т о н а т 3 Я312к -380 Унг(5а

В 4 & я т и О В т о м а т 3 Я31ВЗ -380 Зн-!5а

7 1
Реле промежу
то ч н о е 1 РПУ-1 Ц кат-2205

Ьнр, 2нз

8 1 ПТ'ЩЗП
ТНрансформа- 
т о р  т о к а 3 TK-2D

50D/S

9 1 я
Омпернетр  
переменного wa. 3 Э-371

Ш кала
D-BDDa

10 1 г В о л ь т м е т р  
переменного таку 1 Э-378 0 -  250а

14 1 ПС Чниоерсальныи
переключатель 1 9П5Ш-

-С\0\

Онтрактно - разд&иЖнри занаВес
ЗошториВание рк рн

Секция U, фаза Я
Секция И (роза В

Секция Я сраза С

''___ Секция Z7 напряжение
ГПаЪличке ^
но ключе\Шаза я-ФазоВ-Фаза С

ЦЬрзна- чение 
id схем

4Я
2Я
ЗЯ
кя
4тг
27Т

ЗТТ

5Я
ВЯ
1Я

10Я

9Я

М е сто
надписи

ГПабличка

иЪЬличкр

ГРекст надписи П р и  меч

Секционный аВ т онат
Рабочее ссВешение /шит сиены
В ы т яжная вентиляция
ЬВод N 2
т
2ТТ
ЗТТ
Кинопроекционная

ТкХцрное осВешение здания
Приточная система ПС-2
Вытяжная Вентиляция
Ёщ£_
Заслонка дренчеоной системы H i

191S С ельский дон к у л ь т у р ы  со зр и 

т е л ь н ы м  залом  н а  3DD м е с т

О б щ и й  Вид ш к а ср а  N 4  2ЩСУ 
т а б л и ц а  те х н и ч е с к и х  данных* Перечень надписей В 
оамках За да н и е  заВоди - и з г о т о В и т е л ю

Г П и п а В о й  проект
2£4 -  /2 ‘ /5S

Ольбом
/77

Л и с т

3U7-/k



ii:

*■

т а б л и ц а  т е х н и ч е с к и х  банных 1 8

ЬиЭ спереди 
CD Бери не показаны Л е в а я  З в е р ь  

&иЭ спереди
1

е-а
3_

Обозн
ПО

схеме Наименование К-бо т и п
Номинальные ранные цепей Зонные поза- казу w дополни 

тельные тез 
нич банные

Приме
чание?Л5Рмы» i/поКЗ ъ п

4 2 т а в то м а т 4 Л342У '380 7нр *50а
2 2 т а в т о м а т 4 т  з -330 7нр
3 2 щ т автом ат 2 >ЗДО 7н р =45q

V 2_ "блок
управления i п ш и г

0362U •380 8 -220Е У? мза 
ТнЭ =8а

5 2 управления 4 РВИ 401-2Ш6 Ж 60 v22PS 7р 4D0Q
1н*80а

V 2 блокуправления * щ ш г~
43 62 В -360 ВО •220! ш

7 2 П Тредохранигпель < ПРС-6-П 60а, 220Ь
Г 2 НУ пакетный

переключатель 1
п п п и ^

&аъсз -1~г
Эбрзначпо
схеме

Место
набписи т е к с т  набписи Примем

2 4 42Л Пульт освети тел я
2 2 ДО Шкаф помрежа

2 3 4ЧЛ Заслонка дренчернрй системы^
2 к 44Л Резерв
2 5 П Предохранитель

2 5 м
тасличка 
на ключе

освещение зрительного зала 
Щит о с б е т -^ ^ ^ к и н о п р о е к ц

4976
сельский аом культуры  со 
зрительным залом на 

300 м е с т

О Щ Ш З  & и э w K a c p a  нг 2 Ю Т  ~ ~
ГПаблииа те х н и ч е ски х  банных Перечень надписей Ь 
рамках Задание заводу - и зго то ви те л ю ___________

типовой проект
264- /2 - /SS

/V 70/9 /ш
а л ь б о м

/77
Лист
Э Л-/5
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2 * 8

!■ £
• * §

Га

*к 5. £  CJ о  о
е«J e> t  e  в; S

CJ
3 “

=3 ©
т т т  т

во см во оо •

- p r i L

- с ? _ ^

- R — Ц _ .

■ М  H J < r

. I f

221 ,

- h 5 _ u

J 5 T 7 1

■ i n — d n

3= *

ь  з*

s ,
<г_
Г-

£  1*
°.6

d f e
Я=Г г_
& ©  
ffi5p3 “

О
<2-
г

t r b o

OJSpjb

~2-Ч

ЬС=Р»
«-J™
L.5“

T - ^

aaai
C 5 ) k

©
Ц
e н й

# S \U1 lf»IO er*0

[ Д — I

jtB -l
I T L J

n s *  © l

ItB -l
i f _ j

i . *  
rr?i •Z-P a

® F

Csl
О

/ 9

К с о е д и н и т е л ь hfou коробке fCtt
ПВ5 ( 1*1,5) Т. 20

2 ЩСУ Щкаф2 
ЯКВ5Г (Ь*2,5)

К соединительной к о р о л е  ICK
ПЬ5( / *1. 5) т.  20

Щит осЬетителя (УФО)  
ЛПВ*/ (I *6) т. 20

_ Щ о т  осВетотелл Глинии рсг- 
^  &очего осбещения) 

ЛПВ^ f / x ^  Т. /5

К с о е д и н и т е л ь н о й  коро5ке/&к

■©>

ПВЗ (}* 1.5) г 15 
2Ш,СУ шкаф 2

Л К В В Г  ( 2  *2 .5 )

К соединительной KopofcefCK 
ПВ5 (1 4 .5 )  Т 20 

Щ>игп осбетителя О нр - и н р )
ЯПЪЦ(1*6)т 20

0 \  М ехани ческая  мастерская
3  Ш Ш ^ ч Г Г й

/ ^ \ Тр-р сигнального освещения 
\ £ / ПВ2 (1 *2.5) Т 15 

h  / ^ Ш ш р  абарианого осбещенияшу 
\ Z /  пВ2(1*Ч) т 15

N70/9/ф

1976
Сельский дом культурь; со 

зрительным залом 
на 300 м ест

Щ и т  упрабленил /Щ СУ, шкаф 1 
С х е м а  соединении

ГПилоВои проект
& 4 -/2 -/5 S

Лль£ом
/77

Лист
ЭУ7-/В







i i
I ThЭ

\й

г г

1-v \Циток освещения зрит зала 
' ~ \ ^ У  ЛПВЧ(/*6)т 20

ГПемнигпель
ПВ8 Г (*1.5) т 20 „

Заслонка рренчерноб состе- 
« /м ы н 2  ЛПВ6 ( Iх 2.5) т 15

2Щ.СУ Шкаф 1
ЛПВ 2(1 х 2.5) г 15

е  ) • -r -^Q соединительна^ ЧСК 
' ПМ*ИМ.5) Т 25(кинопрое«цион- 

п а я ;

_ Шемнищель 
Z J  ПВ5 ( 1*1.5) т 20

"1 Соединит коротка К  К 
^  ; ПВ13 (1 х!.5)т 20

11ЦСУ шкаф 2
5 )  М  и  гз ----------------

1ЩСУ шкаф1
ш в г  (ч*2.б)

ШКоср пот peojc а 
ъу ЛВ2 (1*1.5) т. 15

/^\Л8птогпрс
v ! V  Л П В З  f  / »

>онссрорматор
25)+(И0) T̂ fO 

1 Щ С У  ш к а < р 1
Л Б В г ( 2 > 2 . 5 )

А/ 70/9 //П

1976
Сельский дом «ульгпурьi Щ ит управления 2ЩСУ Шкаср2 ГПипоБои проект Лль^ом Лист

со зрительным залом 
на зоо мест Схема соединении 2e4-f2-t$S Ш 3(Ы 9



г з

,съ

Q
Q ̂ _л»Q

I

Щит ОВтот
1

рр
1к6г)

Jp
(°)

Мпрка.сыени и ЬпоЬрр прокладки JnpDDoDoB
длин
М

Mom
№th

aU
i

Назначение
группы

Л-3161
15 Л 1 155 V ЛППВС

Z*25 9 A on Лестница
художник

to-BISI 
..1 ! Я 2 1,56 7.3 — п--- 15 23.8 1.3 Зенткамера
Л 3161 В 3 ЛППВС 

-3*25 5 1 ятп- о,25
Л-3161

15 В к 132 6 ЛППВС
2x2.5 9 119 o s Щитобалрегуляторн

UW4
Л-31̂ 1 С 5 0,18 0.32 ---ц---- 9 1.6 Коридор

сч
ш - л .

л-m i
_/5_ С 6 0,58 0,88 —  /, — 9 5,2 0,3 Лебедки- 

аккиниж
ЙзеШт 
fp 0 0

л-3161
15 л 7 3,5 31?*&)Т15 Розетки,

г Л-3111
IS А 5 - — — - — - Резерб

л-3161
15 В 9 - - — - — - —  *—

Л-316315 В 10 4о 6,1 4(1*2,1)1715 KomffiriQхиоожникй
* Т С11 0,51 klf*2%Tl5 1Щмр%оинаеттерек
л-3161
—15 с 12 РезерЬ

Л-316!
15 Л 1 05 2J6 ЛППВС2*2.5 18 10,8 0,5 Розетки для артиетическ

Л 3161 15 л 2 155 1.1 —*— 1k 21.6 /./ Ортиаичеек
санузлы

Л 3161 
/5 б3 0.86 a 9 --- -— 8 6.9 0,3 Бусрет

Л-316!
15 6k 16 1.3 8 12.8 0,1 ФоЬе

Л-316!
15 с 5 ok 18 11 6,8 0,3 Вход _ 

эстрада
Л-316115 с 6 о.х 435 — 2k 23 1,2 Спортзал

щ р*
СУ

Л-3161
/5 л 71.0k 4,75 — • — 2k 25 1.3 ----ц----

тз~12
Ъ'-lkM

Л-3161
15 я 8 iDk 475 2k 25 1,3 —

5р--22а Л-316!
15 59 0,6 26 22 13.1 0,1 Спортзалрозетки

Л-3161
15 5 10 0,9 4,i 18 16.2 0,82 ДъздеЬалю

Л 316! 
IS С 11 1,1 16 7 12 0,6 Вестибюль

Л 316! 
15 С 12 0,1 —  //— Ik 9.8 as Козырек

Л 3161
- 15 Л 13 k.O 20 РозеткиЬцроета
л-3163

15 1к РезерЬ

% >
Ш-12
ЬлМг7р'Ъ$а

1Цит

m o - j
су

9kkl-lk
Pp'-tSfi&r
Ур'-ОМа

Щд0-2
У
’l-ttf

P'DJBq

ОЬгрнт 1
Рр
(кВт)

JP
(а)

Марка, ctue- H&uuvafi
(»)

Нота
frflr/fj

AU
1°

Назначение
группы

Л 3161 15 Л 4 0,38 4,1 ЛППВС
2x2,5 10 3.8 0.2 Коридор

J-3IIIIS я 2 112 5,1 — ,— 12 т 0,1 Библиотека
л-з/si

4S б3 2.2S 10,2 — 8 18 0.9
л  3161 45 5k 0,9 k.l — 9 8.1 0,5 ЕЬзеткибиблиотеки
Я 316! 

15 С 5 9 1.96 — Ik 13,k 0,7 Фртолаббалкон
Л-3161

15 С6 0.52 23 — Л — 6 k.2 0,3 Коридор
J7-31SI

45 Я7ол4 3,3 — Б k.k 0? Востинал
Л-3161

L5 \л 8 0,9 41 — II— 15 !3.k 0,7 Розетки
Л-316115 б9 2.3 icA _ _ lk 32 1.1 Кинопроещ

кабинеты
Л-31Ш

IS 610 0,3 13В ЛППВС3x2.5 3 0,9 Щит звука- аппаратн
Л-316!

15 с 11 Реэерй
Л 3161 

15 с 12 —* —
Л 316! 

15 Д13 — *—
Л-3163

15 t А — -—

А-У&Т
IS л 1 0,в4 2.9 ЛППВС

2x2,5 2k 45tk 0,8 Спортзал
Л-3161
45 я 2 0.8 3.65 12 9,6 0,5 ШШшь

Л-316115 б 3 0,15 0,68 ЛППВС
3x2,5 Прибор not сигнализ

Л 3161 
15 6 k Резерв

Я 3161 
IS с 5 — и —

л-зкг. IS с В — «—

Л-3161
15 я 1 0,32 i4s ЛППВР

2*Я.5 12 3.8 0,2 Библиотека
Л-3161

15 л 2 QSh 1.09 ----Г--- 9 2,15 Коридоргосгинал.
п т

15 53 РезерВ
Я-Ш!

IS б4 — ,,—
Л 3161 15 с 5 —0—
Л 3163 

15 _с ь — «—

LUum 08тОМО1I I
Рр Jo

to)
Марка, сече-, Ht/e и arum
Щ и т

Hem
г*6гн

■AU
Ip

Наименова
ние группы

Л5-25
И IS 1 O.k H 2hfi)Tl£ 31 12,k 10 Подвал 

1 эта*
| Л 5-25 
1 15 2 0,2 5,6 , IB!ll*4)T-l5 35 7 8,2 В эт а ^
ШЛб-25
l_J£- 3 0,3 8k / ПВ) 2/1X2.5ITI5 15 45 8,3 Сцена
1
ш Л6-25
1 15 1 D,k5 /78

2ll*e)T2D 29 13 10 I  этаЖ
ЩЛб-25 2 o.k i l i y e f r z 31 12,k 10 Сцена ии этаЖ
ЩЛб-25 
1 15

3 0,525 , n s
211хб) T 2D 25 /3 10 Пожарныекраны

1

ЩО-3 М9Ш-12 
Pp-.WfKbT'lpzIB.SQ

ЛЛВ. 4(lx2s) T-ko 
Izk.DM A U- 0,21 H

fp:22a

jmb-k[i*2£\Tjio 
Шм ди-.иъ

чн cv/tot-A
. Г :  15KDT JBz2.fa

LU u m  ockuuH ia зои- 
щ р  тельного зале r /

cy mi-12 &9Ш*1ЛгPp'L5fSr & 2 i a TJpz2.3a . л
r  — — ■ ЛПВ-Щ1*б)т20/

L-iOM A tJzO'2%

MB-tth'QTlS
L-.8M

LUjjO-2 C99kkl-t4 
Pp : 0,5В ЛОТ 
Jp-OJBQ

ДП&4(1х4)т-15
LzJifiH AU=0,2

LUL Щ НЫ

Шкар-f illmcp-2 Шкаср-1 Шкаср-2

. ЛПВ-4 (t*k)T-t5 
IzfSH AUzD.3%

пуп тШ-16
"  -J2,8m wJp-49,ka

jna-4(txB) T-2D 
UiDM AUzDjrJc

лпв-k l/xk ) r./5 
1:30m AUz Д 3 %

Злобный
ИЬШ

) распределитель- 
щ и т

4ЩСУ 2Щ>СУ

N70/9/&

ш
Сельский дом культ уры  со  зри

тельным залом на 300 мест
Р а сч ет н ы е  т а бл и ц ы  и ск ел ет н а я  схема 

о св ет и т ел ь н ы х  с е т  ей
ГПипоВой проект

264 - /г /SS
альбом

Ш
Лист

ал -ео



П р и  м еч а  н и /!

f  В  п о м е щ е н и е  х у д о ж е с т в е н н о й  м а с т е р с к о й  

п р и м е н е н ы  л ю м и н е с ц е н т н ы е  л а м п ы  Л Д Ц  

2 4 * Р  о с & с щ е н и л  п о п а р н ы х  к р а н о б  п р и н я т ь /  

с в е т и л ь н и к и  т и п а  Л О Х  

J  У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н а / !  с м  л и с т  Э Л  

J( В а к к у м у л я т о р н о й  п р о ё о д к у  б ы  п о л н и т ь  

ё  С т а л и н ы х  ё о у о е а З а п р о ё о д н ы х  т р у б а х

т ь
Сельский Ъом культуры со  

зрительным Залом на )0 0  мест План п о д ко л а  С ет а  Э л е к т р о о с ё е щ е н и /!
Юипоёой проект 

264-12-155

N7019 /Щ

Яль&ом
Ш

Ц и с т
ЭЛ-**



CD

- E

Ш

ЛППВС -2*2.5

*3p 1 ЛППЬС 2*2.5
»Г1Р 2 ЛППИ 2*2.5

Mmtfati
л и п

2*2.5 
2*25

-Ы Ж  Щ  ■грйяппьс 2«t.y
Д* ЩО-2 С Ш З  W2 

lj^ ‘25 /  Pp ЧЧ.ЧкБт

П В - 2 ( М .5 ) т . - «  
/  ПБ-2 H»2.5) r r i - t f  
gp 5 ДППБС-2*2.5

ЛППВС -2*2.5 
ЛПП BC-2*2.5~
ДПП6С-2*2.5'

Е Ё

- И

- Е Ё

1-2 5

1

гимнастический
зал

Л-25
© ■

© 4
2*25

Инвентарная ~
2НСП РЭх60  ®

1

е д в а

1См  л и с т  
9Л-23

J
тпотш

- L J  .  2НСПОЗ*ВО _ . *-> / у

3
ЬестиЗюль

р

2в*50

БКВ*60

2*25
С

J2*25 2*25

I Г*25(§Н

«ЛПО 02*1*1)0
□

Схема плона

Ё ^ Л П Т Т .G T O fc f l tf O C r

а в т о м а т и ч е с к о й  
попарной сигналивши

Ф  © ©

С

- £ l _

<П)

ШППВС'2*2.5 
ШЛПЬС-2*2.5 

ППВ —

©  ©  ©
П р и м е ч а н и я

/ Настоянии лист рассматривать совместно 
: листом ЭЛ -гз

2 6 санузлах и Эушевых поЗБесные светильники
приняты ти п а  НСГШЗ, потолочные типа Бун-60м

~шшг
©

М 70/9 /т
Сельский Эом культуры со План W  этаз|са 6 осях „Л" - „Г" типовой проект альбом Лист

т зрительным залом на 
300 мест С ети  электроосвещения 264-12-155 ш ЭЛ-22



ге

2 о 2  т е : A  F

4

ПЪ-2«*2.Ит-45 
см листЭЛ%5/

БКЬ*60

Склс|*Э декорации 

ЛППЬС-/ (2*2.5)
ДППВС-f (2«&5)

6 K IЕ ^ б О ^ ® -

С

П В - 2 Й « М т  <5ТПЙ2 (Ml т  1 Т

Сиена

а р т и с т и ч е с к а я  Я
,  за ------^
О й с й г <

• &2ПО-02*«0
т  v s f В

т'гнспозкбо
/  А ^ п о з *«1

Ш г м т ^ и и
I IIQ  а

[НСПОЗ*609)

бусрет

гП
6ЛП0 02 Ы 0

К —<8>
I O - 0 2 W 5 D

j

^ п~0 РуЕНН}^
□ о о и o d  а о ooo ooo

\ П М М ) » 2 « « 2 .Я т  32 
i|,U«ii)»2(<«2.5)m 32

Оркестробая яма

Зрительный
зал

Л-2 5
к§>
гк-25

■ Й>

t© 2 *2 5 _1  П К £ :

щрм
(Ю  ©

“ЛГЩС -^JTT \гр -з ЛППВС *2*2 5 \ИППВС-2*2 5 ______ ^

2*25
6 i  Is----- ©

п ЬК5>6

Л-25
<§>

2*25

(°) ГК-25

■ ©

З ь ь >

Пр имечания

Настоящий лист рассматривать 
собместно с листом ЭЛ-Й 
В качестВе сбетильникоб абарииноео 
осбещения приняты сбетильники 
типа пл-«
д л я  освещения попарны» краноб 
приняты сбетильники типапся 
В зрительном зале трубы электропро
водки проклаЭыбать ниэ|се Вентиля
ционных решеток

Схема плана

©

■ ©

У  7019/й7

Сельский Эом культуры со План 1г} этаз(са Ь осях ,г" п" типовой проект альбом Лист
1976 зрительным залом на 

300 мест С е т и  электроос&ещения 265-12 -/55 'О ЭЛ “23



g p j ЯППВС 2*2.5

a -

J l

2 7

Сх ема  плана

© „  ©Примечания
Настоящий лист рассматривать совместно 
с листом ЭЛ'25
& качестве светильников аварийного освещения 
приняты светильники ти п а  ПЛ-М 
Условные обозначения см лист ЭЛ-5 
Конструкции 9ля поЗБески светильников в гимнасти-

ной иасти проекта, см лист альбом N1019 /п1

т в
Сельский Эом культуры 
со зрительным галоп 

на 300 мест

План 2 г-° э т а ^ а  Б осях „Л11 - „Г” 
С е т и  электроосвещения

Шиповой проект
264-Г2-/55

альбом
£|

Лист
ЭЛ-2У



е *
« ■ « a

i n

I I

1

$

гв

пь-Ыыг.*)т-& 
пв.г/иг?1т-/? /

JT£uge%agu£_

t Настоящ ие/ л и с т  р а с с м а тр и в а ть  соё- 

щ естно с ли с то м  ЭЛ~2Ч

Z У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я  см  л и с т  Э Л- &

}  3  к а ч е с тв е  сё е тш в н и к о ё  авариОнаео  

освещ ения п р и н я ты  св е ти льн и к  а типа ЛА-Н 

4 к о н с тр у к ц и и  дл?! крепления п а тр о н о в  в  

п ла ф о н е  п о то л к а  зрителбноео зала разра
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Номера траса т рудных  
проВодок с индексом X  соот- 
ВетстВуьот номером труд

ных проВодок схемы Внеш

них  соединений дренчер- 

ных систем, см лист  ЭЛ- 
Надельный Журнал см 
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Примечание
Настоящие/ л и с т рассматривать 

совместно с листом  Э Л -2$

Схема плана
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П р и м е ч а н и я

Про&оЭку к Эесрлекторам Выполнить 
6 поЗБесном потол ке  зала 
Сети и оборуЭоБание, обозначенные 
пунктирной линией расположены на 
черЗаке

Схема плана

Сельским Зом культуры со зри [ I№ эта5|с Ь о с я х  „Г” - ,п" типовой проект альбом Лист
1976 тельным залом на зоо мест План раз&оЗки се те й 26442-155 т ЗЛ-2?
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1 2 3 н 5 Б 7 8 9 ID / /

по 29ц Соединительная 
короока OKA 2D 5 ПВ в( 1*1,5) 30

703,705, 7/3, 
7fi. 725.131

1V 30y Соединительная короока 5 (Ж
Кинопроекционная

15 3 /76 4 (1>ч,5) /2
51,59,63

65
112 31ц Соединительная 

коробка 4ск 20 3 Пд е( 1*1,5) 18
705,709,713 

719, 725, 731

ns 32ц
Соединительная короока ЗОК 2Р 3 17В 8/1*1,5) 2к

301, $09611,517 
329,631633,630

lllf 33ц Соединительная KODODKO 5СК 12 ЪПЧ-4 15 з ПВ з(1*1,5) 9 13,75,0
175 Зку шкаср управления дынооьтиг люками Кнопка и продления 1КЪ 7 г 15 12 пв si 1*1,5) 2k , 3,5

П р и т о ч н ы е с и с т е м ы
176 ib 1ЩСЦ шкаср 2 ^ i q3j t ниЯ 20 11 я п в м ы *) 68 or
171 2b ~ 4 K£ f J n^ /X/ragi ^ а Ь л е м ш

15 2 лпв 3(l*S.5l 5 or

178 3b 1- ШУ Эл дбиг ЬентилятораИ 15 7 ■ЯПВ з( 1*2.5) 21 c

179 kb 1 - Ш У Ы 2
исполнит механизм 
заслонки наьбозд-1-UM 25 10 япв 8 (1*2.5) 80

1-51,1‘59, h63 D 
[-65,113,1-15, m c

180 5Ь 4- Ш Ч  N3
Эл нагреЬопели заслони 
наружного ооэдуха У-37 2D 40 япв к ( 1*2.5) ko

Cl, C2, C3 
D c

131 ib 1-ШУ N1 шкаср^ аппаратный
32 3 лпв 13 ( l*2.s) 36

0.1ЩП1-9Ж
or

182 ib 1-ШЧ N2 4-ШЛ 20 4 япв 5 [ 1*2.5) 5
0,1-17, 1-55 
H I ИЗ or

№ 8b 1-ШЧЫ 3 1-ШЛ 2D 3 лпв к U* 25) 12 0,1-23,1-126, 
1-129 or

18k 9b 1 - Ш Я Вентиль натридопрШ 
теплоносителя невв . 7 ЯПВ 8 [l*2,5) k2 l-k9.1-51 •D c

185 iob 1 - Ш Я __________ ГЛернорееилятор 1-ПР 45 9 лпв 2 (1*25) 18 h25. 1-31 c
Ж . nb 4-ШЛ ГПерморезцлатор 1-2П 15 7 лпв 2 (1*2,5) tk 4-25. 4-33 c
187 12b 1-ШЯ Цсполнит мех-м рецир 

заслонки имр
1
15 7 пв 3 (1* 1 $) 21 1-m, i- 119 0 c

(88 13i 1-ШЛ
исполнит мех-н деерлек 
торной заслонки 1- Ш 15 22 пв 3(1*4,5) 5$

1-83, 1-81 
0 c .

m 1-ШЛ исполнит мех-н деерл 
заслонки 1-2UM 15 21 пв 3(1* is ) 81 1-91,495,0 c

190 156 i-шя исполнит нех-п дет заслонки 1-зим ^ 15 33 лпв 3(1*2,s) 99 Щ  1-103, D c
191 isb 2шсх, шкаср 1

Ш кар упраоления
2-Тих Ъ Г 2D 19 япв 4(i*2s) 75 or

m nb 2 - ш у т Шкаср ипраёления21Шы- 15 1,5 ЯПВ 3( 1* 25 ) 4,5 or
193 i$b 2-ШУ  А / У Эл дбиг 6ентиляторо2-в 15 8 лпв з( 1*2,5) 2k c
19k 19b 2- ШУ N2

исполнит мех м заслона 
наружного Ш ую  2-UH 25 10 лпв 811*2.5) SO

2-51,2-59,283,0 
265,213.215,27 c

195 208 2-ШУ ИЗ
9л нагреватели заслонке 
наружного Ьоздиха2-ЗТ 2D W лпв

---- r\ —\ * 7

k(l*2.s) kp CI,C2,C3
0 c

I9B 2lb 2-ш у ш
Шкаср  ̂ аппаратный

32 к лпв I3( 1*2,5) 52
8,2-1,232 7.2-0М'МШ or

Ж 22b 2-ШЧЫ  2 2-ША 2D IS лпв 5 (1*2.51 15
0,2-17,2-55, 
2-57,2-53 DT

w 23b 2-ШУИЗ 2-ША 2D 3 япв к [1*2,5) 12
0,2-23,2-115
2-129 CfT

Щ 2kb 2-ШЯ вентиль на триоопро- боде теплоносителя оЫ .%> 8 япв в!1*2.5) 48 ~2-39M5,2-k7O-liQ o.ei n or
2Q0 25b 2 - Ш Я mtpHDfXlLWirDP 2-m 15 9 лпв 2 ( 1* 2,5) 18

Я-ЧЪ, Z-DI, V

2-25, 2-31
Wl
r

201 2Sb 2 - Ш Я _______ Шерморегцлятор 2- 2ТР 15 5 лпв 2fl*2.s) l£ 2-25, 2-33 Q
202 2-ШЯ исполнит нех-м деерлек заслонки Q-iuW 15 55 лпв 3ll*2,s\ 105 2-83,2-81 Q
203 28b 2-ШЛ исполнит нех-м деанект заслонки 2-2UM 15 55 лп& 3 ( 1*2,s) 165

— V.________
2-912 950 c
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Пояснения
f Осбеицение зрительного зала может пи

таться через абтотранссрорматор темнителя 
сбета или я напрямую" на напряжение ззо/глоб, 

г, включение освещения зрительного залег и 
упрабление темнителем предусмотрено с 
пульта осветителя сцены при театральных 
постановках или из кинопроекционной при 
демонстрации кинокартин, 

з Выбор места упрабления сигнализируется
& оба пункта,

к Выбор места упрабления осуществляется 
избирателем и  У  устанобленнон на ЩСУ.

7ss а
е -
ТС-Ч

tfP T  С 2РТ

Ш@ Г'(С4 3(сл> п

К щитку осбгщемия зрительного зала (щиток UjOzJ

733 ZKT T3S **<737 5КК Т Н У - 2*Т
у  A j g f f .

V O  l l
■"■"■"О О - - * — < $ 0

к реле г/>ц

ikk-zkf̂  Кнопка упрабления | 12  |
ho пультах у кинопроектороб

ЧкК-ЕккПост упрабления кнопочный \ кунгг-гн | 2. |
В кинопроекционной

7 erffTT+STT Табло сигнальное тем Н ẐZOB
1KT;zkt

1\!1

КУО-З 6
Па пульте осветителя

МУ Переключатель ппмз-М/нг 1 на дбери
п Предохранитель 60а, Z206 ПРС-е-п Z РВУ
В,Н Пускатель магнитный Z2o6 ПАЕ-514 1 S401-
А Абтомат трехполюсный «-звоб A-31Z4 1 Z3AZA

На 2ЩСУ, шкаар л/Z
ПР Предохранитель плабкий — 3
А Электродвигатель 50бт~звоВ лал-11/* f

кВ/, KBZ Выключатель конечный кв-6 Zв,н, Реле промежуточное -v z2o6 РПТНОО 2
АТ Абюгрансррорматорб̂азн.Якёг8̂ ТР-юо/ео 1

На темнителе тс-Чн
ОЪознпасхеме Наименование Тип кол !!

Перечень электрооборудования

1976
Сельский дом культуры  со Принципиальная схема упр авлен ия ГПи побои проект

т э
Лльбом

Зрительным залом на 300мест рабочим освещением зрительного з а л а 264 -12-J5S ш

Ш
Jfutи cm
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Схема аВаоииного cebeiutHua
ЩртИцру; ШкасрУ Щ М , шкаф 2 ИЦСУ, шкаф 2

(  сети аВарийно 
отщепи* 36 В

К  сигнальному 
осВещению 36 В

38

1916 Сельский дон культуры со 
зрительным залом на 300неа

А П  искатель магнитный пне - 22/ 1

пго ПреоЬразоВотель одн серозный 0-Н5б,оз& /1ТО-Н5-32П 4
г ГПранссрорнатоо ЗдОЬа, 2 2 о /зз 6 T6C2-IJ6 {

В зарядной
ЛЬ \\D kkumu ля торная Ьатаоея ЗбВ 1 5 # h - id d \Ш П ~

В  аккум улят орной
9Л 1\Q6 moHam 3*полюсный /ООА Jhp-ВОй \ A3l2b |М

В  щ и т  одой
4кп, 2 кп Кон т а ктор 2 ?полюсный ЗСо2^в то. 1№ КПЗ-131 2

3 КП Конт акт ор2 *полюсный 6Das2h&. 2 HD КПП-121 4
_ пп Пакетный переключатель £Da . 25DB ПП2 -Ь0 (Н2 1

1В.2В . Пакетный Выключатель Ш .  25DB /78/-/0 2

Я йнпернетр постоянного тою ш т а т H3S5 i с№ а
V Вольтметр постоянного тока шнмаот H325 4

Сопротиолеиие трубчатое Won, ISBr /73-/5 3
ЯП ОВтонат2 *полюсный 1нр-50А Л/75/7 -2MT 4
Л2 ОВтонат однополюсный 1н.р-25А Я3161 1

£1 ш касру аВарийного осоешлния ш л о
л к  1Ооматиоа сигнальная с коаснын arm 11 ЯС-55 \м I 22DB

На щ ит ке  сигнализации аднинист оат  2 ШС
ЗКЗ 1 Кнопка ипоаЬления одноштиаогоВая 1 кчо-з 1и [

П и л ь т  осЬст ит еля Ь оегиля т о р н о й
5 к 4 | К н о п ка  ипоаЬ ления \НУ/32~г |и L

Ц а д м и н и с т р а т о р а
3 K i-3 ts \ К н о п ка  ипааблсния r ~ z n L iJ 1

В кинопроекционной
1PH-3DH Реле промежуточное перененно2опко22П" РПУ-< 3

2Я ОВтомаг 3 * полюсный 38Db. 50Я 1нр~ i5h Л31ВЗ /
1Я йВтонат 3Z полюсный 380В /003 J3I24 _ 4

Расцгпитьль Ш
4л ОВтомаг однополюсный 38DB. 50я Л3161 \ пшг$15А
РП А ле промежуточное. 220В РПИ- 1 4
3л Пускатель магнитный 220В ПН£-2!1 4

пп-з Пргдохранипль 20Й.Ж Ь1ВсгаЬа6А U-27 - i
ПУ Переключатель пакетный Ш 250В ппм- w k 1

щс. у
Шозмачен

схеме Иаименоёанис Тип Кол Прим

Э к с п л и к а ц и я

Принципиальные схемы цпраВления* аВарий- 
ным и дежурным осВеицениен_______

Типоёой проект
2€4 -12-fSS

ОмьВом
m

Лист
3A'3J
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табличка
казна-
пишет Место наЭписи 
схеие________________

з СУ 
з кп
2 Л

2ГЗ>
<сэ
2КП
ДП
ЧКП

аварийное осбещенне
ЗдряЭ -сеть
Сигнальное осбещение

ЛК, батарея
т е к с т  наЭписи Припсч

Перечень набписей

а — Пр оБоЗ б ПРЕЛ сечение Юкь мм
4В — ПробоЭ 32 ПРЕЛ сечеНйе 25к& мм
<5 панель Ткг лист от 

<Г*2пп - - - Й2*6в2
н - PariKd Эля ' ндЯпдеи. а PH-4S*<$ - - -
43 3cftfcun

уорддльныи iS КН
42 — Ш оэм

маркировочная 2 КМ-5 _ _ —

44 ш Ш унт i ш с т Г 75 МВ
40 J  —

KS-
ЗЙ_ Сопротивление 3 ПИ5 - iOonJSbп

9 7
пп ^ м о̂ мь ~ 4 ПП2-601Н2 м 60

8 т
b ы ключа тел ь ~ пакетный 2 пв н о 250 4Q_

_

7 л амперметр i М325 - шкала
о т

6 У вольтм етр 4 М 325 ~ т г
5 2Л а в т о м а т i я -т  1 220 W йй'ЙЙ
1| Л п автом ат ~~ 4 ЛП50-2МТ 220 50 ВВуэьпоШHWLI3 7КГГ К о н та кто р 2 КПЗМИ ВО 2 Г
2 экп К о н та кто р КПЗЗ-727 60_ 24
\ - Шкаф ~~ i ПЗЗН-Ю ~ — — раэммомВО0*йлЗ*Э5£3ГЖ

О
1

Об
озн

а
че

ни
е Наименование Кол т и п

Т™ Т “ 7 ” Пополни
тельные
ранные

Приме̂
чаниевопинальные» Ваннкиеп^

таблице технические Эднныж



П р и н ц и п и а л ь н а я  с х е м а  у п р а в л е н и я  л е б е д к о й

З а ш то р и в а н и я  Otari

_Принципиальная схема управления лебедкой~  
антра/стно - раЗдвиз/сноео з а н а в е с а #

Ш Т

ксЧ
М

ко!
^каТ

У

пмо
“1Г““

МО , ПМО
___ пн! (7

*~°kqT" ~~ ^

пи>
~*wF
-о о—

* £ ЯКЬУ Ш  ПИУ
——jMjwo

W

по месту 
.mfii 
о хинопр
J WВ Кино пр
ЩУП ПОМОи,
рЬфиссера

, 1

по месту 
ТТцу 

В кинопр
6 кинопр

*** „ с /сс? /ГС*уег? ьг7_ т

К силовым целрИ 
за у Sue антраКтно- 
раЗдВизрного Занавеса 
(см  схему зашторивания окон)

“ $ Г

пмй

ВЫ

■ 1

ПИ}
~ 2 £ ft

~ к Г
“ * ^ Г
- ° к у П
—о о—

МО
f ^ S кб-i 6i7m f̂lMs

М У
Ml ,т

т___I
к$г

—  692 Ш 0 П
0— T -f- t r

Рт
r f r

ю

по месту
J Wо кинопр

hZHfii 
В кинопр, ц

Щ и т
помрежей ?

С>
Цепи

останова

0
5 Ьс о

i s

t o*>

по тесту
I W  6
Кимопр.
J W5 Кимопр
ш и т  .пом рек О

ЩУ
~ягоё

рв
2JA  

i—O о—

-------- —  r<

i

/1 f p* z J
П Н

ПпимечаниЯ
/ О т к р ы в а н и е  л ю к о в  п р о и з в о д и т с я  п р и  

в к л ю ч е н и и  т о р м о з н ы х  в л е к тр о м а е н и та в / 

Р о т о р ы  с  р а с т о р м а ж и в а ю т  д в у х  б а р а  Б о н  

н у ю  л е б е д к у  Л ю к и  о т к р ы в а ю т с / 1  под д е й 

с т в и е м  coSbm  в е н н о е о  б е с а

£  ГПормозные м а е н и т ы  в к л ю ч а ю т с я  с о  и/кадоа  

у  п р а в ле н а /! с  Л а м е и ^е н и /?  л е б е д о к  и  с о  сцены  

О т к л ю ч е н и е  и х  ч е р е з  / с е к у н д  о т  р е л е  вр е

м е н и  * Р д *

у Закрывание Люков производите/! вручную 
лебедкой

4 Ге р м е ти ч е с к и й  п а к е т н ы й  вы клю чатель  
П б  у с т а  н а б л  и б а е т с я  п о  м е с ту  л е б е 
до к

& 1 /<А кнопка управления \kv-ftz-/\ | * \ /1
На п л а н  ш e m e  с ц е н ы

J L . 2кл кнопка управления кЕО-п /1 1
в П Предохранителе /6А,~£20в ПР-2 7пл, вег.бл * /
T л Пускатель маемитный * 28Qi пне-ги - и /
4 Р5 Реле времени ~ 2ZQ в -JMH- Уставы fret ш/ /
9 IJW И И и ^ 7*----

.
г л Автомат J* полюсный *f8Q в ЯП-Я-Ум 7р -4я и/7 £

Шкаф управления UUу  /см, лиат J
/ \IT-Zt \9aоктромошт /nopuOiHOil \кмТ-}АеегачтпЛил\ / |

лппыратура р а с п о ло ж е н н а я  У лебаа/си----------  Аымо$шые ' анонс О 7

те СелЪскии дом к уль тур ы  со 
Зрительным Залом на jQQnecfJ

Принципиальные 
л е бедками 

раз д бирс нос о зоне

6 *с->к кнопка управления

K0).lf У - ш т и ф т о в а я  в tci-Ш} ШТ 4
* П 4 Защищенною исполнении

Аппаратура разм ещ ения в  кинопроекционной

9 кс г кн о п к а  управления

ко-г ш т и ф т о в а р  в H i-iii} шт 1
кУ£ Защищенном исполнении

Аппаратура размещенная на шкафу помощника peatиссера 
ШПР Гем лист  ЭЛ- 1

4 П б
ВерметическиО пикетный 

вы юл юЧателЬ ГПВИЗ /0 У -  /Оа шТ г
7

JfkbO
ЙКЬ} П у те в ы е
ТВ/  
кб г быКАЮЧатели шт, 4

г КС-/ кнопка управления
кочкзч J*  ш т и ф т о в а я  в  за  щи*

~хг—  
*  ^

щ  еннам и спал нении ш т £ 6  Ъ

?  1  
i  *

^  о

/ ПИО Иаенитныи п уск а те ль

Лк1Ь У  ф азны й защищенного ШТ £

исполнения реверсивный

Л п  п а р а т  у р а  р а с п о л о ж е н н а я  у  ле б е уо к  з а ш т о р и -  
ё а н и д  о к о н  и  а н т р а к т н о  разувир/сно/о занавеса

— / 2 3 у --------J -------- А 7 б
НУ

п/п
ОЫЗН
св§*е Наим енование т и п

технич 
хора Нм

л
идикво ПримеЧ

}/е С яемы у Проб л е ни/ /Липовой проект
Зашторибанй/! окон, антрактно 

* off Анитами Ъымо 264 ''* ~
Яльбон!

/Т/
Листа
ЭЛ-37
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М онтаж ное схема шкафа 2ШЧ и схем а Внешних соединений

Циq со снятой  дберцеи
И

Перечень надписеи 6 р а м п а х

а
5госз На

дп
ись (Йоэначе 

ное по 
схеме

Место
надписи ГП е кст надписи

Приме
чание

1 2К
Кнопка
ГПабличка

Открыто - стоп 
Дымовые люки

2 л ГПабличка Вбод

3 Л ----- ------ л
A п п

5 <л --„-- ^ л ю к

6 2Л -----и----- 2W люк

7 РЗ — РВ

Примечание•
I По донному чер- 

meofcy изеогпо
бить 1шкаф 
ПУЭЦ~Ю глуби
ной 367 мм

3я
*оС; Па

не
ль

 
|j

1 4«Oft» t l£эК0«»

Наимено-
бание

13-
3о*3

1Пип
Ном данныа цепей Данные по заказу и дол ал Нительные те* 

нические данные
Приме
чанияЗла1!нои Улр,

оГО Ja V(8)

1 Л
ЛБтомат f 
3*полюсныи 1 ЛП 50-3 380 50

ьёэ расцепи
теля

г а-гл
ЛБтомат 7 
З̂ полюсныо г ЛП50-ЗМ 380 50 ЗрЧбц

3 Л
Магнитный
пускатель ПМе-21! 380 25 220

h п
предохрани-

тель 1 ПР-2 220 15 7бстабки5а

5 РВ Реле бремени 1
реп-22-3222 
- ooHh 220

6 2К
Кнопка

управления < КС - он

7
Рамка для нааписи 7 PH4s *I6

Эаднм с т е н к а  шкафо (Вид спереди)

Кнопка 
но сцен?

Дберцд o m K p b im o  

(Вод со стороны монтажа)

о
9 -
ь
*
3

ь
X
X
а>
ЕО

£з
ь о

о
X

t §

о& D
оСис:

$-5-Н> а 
8  - / --- -Q  ■ pi- — 9-3

Примечание
Монтаз|с б пределах шкасро 
Выполнить прободом ПВГ 
сечением 1,5 кб мм

Г9Т6
Сельский дом культуры со Шка«р управления (ШУ) дымобь1ми люками типовой проект Лльб’ом

З р и т е л ь н ы м  з а л о м  
на 300 м е с т Задание заводу-изготовителю 264 -!2 '/JS Ш

т э Ж
Лист
ЭЛ-JS



Щ и т  с т а н ц и и  у п р а в л е н и я  1Щ>£У/ 2 Щ £ У

Ш.
Ж

1ВЦ-Ж.ЧеГ

iCK

L i z _____

(^ ) ^  (^>

J

П у л ь т  ооВгтитш

\601lbs6DQ
ML-Ш -
625

633
ш .

р ) т

\ л _
7_
7

Ч  7PIт

, 0  mSemSu тель
ная ко ройка

Ш каср сигнали
зации администратора

№

Т'Р сЬгна HDZD СЩ„ш Щ

Шка/р помощника Ье̂ иосера ешс ! •  • !

ЪКк
Темнитель рииного

чия

2СК

sj3l
Ж .

SD1ш
A1L-

ь/7

5 7

~ 7 Г

0 Е

Соединительные коройки
Г е к  1 мок У ~ БОК

605/
£21
600
61L
611
621Ш
62L
Ш
Ш

у 7/73 
7DS Ж 
113 125 
Ж

VIL \ШШ
J73
1LL
J25
Ш

^ K V C  SKK
1 ПЗУ

Кинрпрю

Vi £ 2  
600 

_ f i L  
_£Я_ 
620 вЫ 
633

ш

- j m .
Кинопрак

Г
12ЭПУ-1

( &

'лИедки
ЯРЗ

\ 6 П
615
JLL
Ж

нплбЫд- ки займ р и банил Г окон

625 633[W s t k

@  @> щ

ТЩ32
WWW] г-—, лквзт 1 •  1 1К$

Онтра ктно- раздВи̂ ной Ваш тори Ван ut 
г занабес окон

W9//TT

191$ Сельский/ дом культуры со зри Схема внешних соединение/ цепей ГПипоВой проект йльЬон Лист
тельным залом на ВООмест /управления 244 -12- /59 ш JJ7-J9
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Примечания

/. Монтажную схему шкосра 
помощника режиссера ом лист 

2. Общий бид шкасра помощника 

режиссера ом лист 3A-W 

3 Плань/ режиссерской сигнаяизации

см. л исты д^-27 — ЭЗ-30

2 1з&-бз6 ЗВоноп электрический £ 2 0 0  переменного Г то к а б в я -2 2 0 6

1
с* АрНатура сигнальная 220Ь сж-1 2

па  планах

3 АБ-3 Врио ту р а  сигнальная с
~ . Г ? £ Л У &  S f l J £ t i ? £ L a  л ЛС-53 1 чгтЬ

2 Ав-З Арматура сигнальная с 
Зеленым стеклом ас-53 1 4 2 7 $

f в-з Переключатель одмопо^рныь r a - f - f 1
b  кинопроекционной ( j u r e )  "

3 АБ-г Арматура сигнальная Гс белым стеклом АС-53 1 *tZ7&
2 А З -2

Арматура сигнальная с 
зеленым колпачком Л С-53 1 */27$

1 д -2 Переключатель %Ё£/>полюс- ГВ1-1 1
На пульте о с б е ти те ля  по

4 кс Кнопка (/правления Ш - з i
9**
Я 0 С

3 Ад-1,4 Арм атура сигнальная с Гоел ым cm ex л ом_________ A C -S 3 3 4 2 7 $

г АЗ-1,4 Арматура ^ м а л ^ ^ е л е - AC-S3 3 427$

1 В-1,4 Переключатель однопо/ipgflbiC г а - у - / 3
На щ и тк а х  сигнализации 1шс ~ешс (смлисгЗН

5 глв-ЧАь Арматура си гн а  л ьн а я  с 
белым стек л ом АС-53 4 *727$

ч 1ЛЗ-10А1
Ар На rfiyper сигнальная tзеленым стеклом л С-S3 10 *220$

3 1АЪ Арматура осветительная СШ-2 1 *220$

г 1&-HB Переключатель однополюсный 2206 TB-f-f Н 2£Обт
1 1А Автом ат однополюсный А-53 ГМ 1

На сикасру помощника режиссера ШПР
1 6А | А в т о м а т  дбух ролю сны й\ Аз1бг | 1 \рс̂ п

На щ и т е  с та н ц и и  управления
ыкnfn

Обоъна чение по схеме
Наименование ГПип Кол П р и -меча-

ние
Перечень электроаппарат уры

1Э76 Сельский дом культуры со 
зрительным залом на 300мест

Ре$ и с сер Ская си сна л из ац и я
Принципиальная схема

Т и п о в о й  п р о е к т

264-12-/55
Я льдом

т

ГЧГ-А/Ш,
А и с т
SA-AfO

-------- :__ -



и

На/
над
пи-ей

Обозн. 
по

схеме
Место
надпи

си
Текст надписи

Приме
чание Мл/мао

пиа
Обозн.
по
схеме

Место над- 
пи си

Текст надписи Приме -  
чание

JL 1АБ рамка Аириоюер 1н вВ.влз рамка костюмерная
2 глв —  н— Осветитель А регул Я' торн ап г 15 9В,9ЛЗ

1 ’—
Склад декорации

3 ЗЛБ — //— Кинопроекционная 1S юв;т —  К— °™&а%ее№5
9 9ЛБ Главный администратор 17 т;Ш1 — «— Главныйннминистоата
5 — — Резерв 18 — — Я — РезсрТ ' '
$ - - Резерв 19 — W / - ЛРЗпткьыть - о - закрыть
7 16, и з Рамка Освещение щитапом. рпяс 20 _ U/mopvf ,  открыть -оГ-зс*£рЫтЬ
в 26;глЗ Артиста ческа я 21 1А ----Н— питами е
9 зв;злз — it— А ирижер
10 Щ чл з — я— Осветитель В , оегулятоьнои
11 5Ь,Ш Го т Г1# радоч галерея
12 6В;$лз — i t — 2$рабочая галерея
13 7В/ 7ЛЗ К и но проекц ионная

Примечания
1 М онт аж ную  ах ему щ и т а  помощника

режиссера шпР см. ли ст дл-уя

9 Набор зажимов________ кнчого ШГ в
6 Провод медный гибкий

60сеч 1 Ski ИМ__________ н
7 Рамка для надписей РН-Ь*/3 —*i-- 21

—

6 Шкаср металлический ШШН-Sk

1
ГОСТ

згчч-епмало габаритны й *W*5bO ШТ
1С пеци ср и к а ци я моипери а  ло в

У5й дрмо/пурсг сигнала н а л
С Зе/ХеНЗ/Af cm е/с/Те/у CW-2

5 1А А вто  м ата ч Вокий 
Выключатель
однопол юсмы й Л63Н Jp*5D 1

4 1M-HA3 л с & 11
3 1ЛВ-ЗЛ5 Арматура сигнальная 

с белым стеклом л С-// £
2 1 з -т Переключатель мало-

габаритны й ,  тумблер * ТВ-1-1 —а— 11

Ш Кнопка управления

5% ш т и ф т о в а я КУ’1115 ШГ 2
W
р/п

ОЬозпа-
1 Ш Ё . Наименование ТзхниЧ

характ
id
U5H Кбо драме*

чание
Спец иор а к а ц и я  э л е к тр о а п п а р а ту р ы

1976 вельский дом культуры со зрительным залом на 1300 мест
__ I ч— — г— ■" сигнализация.Общий оид шКасра помощника режиссера 
ш пр. Здание засову-изготовителю

Типовой проект
264-12-155

¥019/ЯГ
Альбом

/71
Аист
Bt-ki



щ

ft

' l
g

S -c

Задняя стейка ( Bug спереди)

К-501

K~503

Правая 5око6ая стен ка

ш

т

Примечание* КаЗельныи журнал см JwcmJ/I-32,33

1Я

1

629
631
633 5
639

607
609
b\f 1C
6/7

603
Sll
513 15
52!
5/9

. 333
531 Zt
507

537
539
5Ы 2*

~ 55Г
5-47
0 f
0 A30
o A

- 0 )00
(1 35
J
J,

525
527
50/ ho

Ч х С

13
9

М  
г ю 

— з
-19

-IM
-2 6
-2 7
-28

Н

J— 7

©

45
Дверца о т к р ы т а  (вид со стороны  монтаэ/са)

* б ^ о ^ ^ к ^ г !  ------- Cg)C=3—  ( & Q —

/ Т л  £ £ \  / £ \  £ Щ \  / з т \  / 2 ^
Ч@ ч й ?  w  ч ^ У  ч£лУ

^ g k ^ K  / ± 5 0 0 ^ 7  | o- H g C 3 -

-------П 13-503 [— Tf‘ 503
M ^ J5-503 ° |J ^ j4-503

о Г Ц л л а  o i l c > ± 5 2 i
____ X  8-507 ____ J

lo±SSS
° n
ol|<l o i L ^ g

Т Д и - %  p T p
! П з Ё М  i£ h

K-8/7 K-607 K-6// к -639 К-629 Kz
6 j о о I i  ^ I ° io о ii |o

1 о о 1^ о 1 о ° K ... ° _ ! L j f  i°"

LifcflZfl Ik- 63/

rOiWH!

1916
Сельский доп культуры со Режиссерская сигнализация Шиловой проект Лльвом Лист

зрительным залом 
на Зоо мест

М онтаж ная схема шкафа 
помощника режиссера ШПР 2S4-/2- /5? ш ы -Н г



I  l e i

5 Й Я

Ш К (3CP с и гн а л и з а ц и и  2 Ж  

Ф а с а д Задняя с те н ка  
(ВыО са снятой дЬерцой)/

Щ < 0 Ф  с и г н а л и з а ц и и  Ш  С З и Т с Т "

Ф ас а 9 Задняя с те н ка
UUKCIGPCI (Вид со сня
т о й  ЗВерцрй)

л > л

-ЗДД ж .

Задняя rm gjjj<a к ^ й я̂ п е н ка  (Б У У ^ rn i p j i ' моиmsL&oL

©
3
Л -
ж
M L
т .
M L
р

( И - ф - С Г Н Ч

K ^ 4 g ) - C 3 |

! И ° 1  2 ^ й ° п |
к м 4 о  о ц а и ^ у — i z P l l 0J

©

пане- над 
nucu

Л З

ЛБ
ЛК
ОБозно-
пение

Збонок зрителям
О твет
О тЬет

табличка
П еста  надписи

бызоЬ _________
rM a g u 8 к и н о п р о е к т

т е к с т  надписи
Приме
чание

Перечень надписей.

9 ПроБоЭ 6м ПРГЛ 500 —
сечение 2 5кь мм

б _ н^альныи_____ 4 К Н Ш
7

4

_
КОЛОМ'маскировочная 2 КП-5

6 —
ра&каалянаэписи 5 .РН-Й5»*5

5 & выключательоднополюсный 1 Т б Н 250 5 -

k КС упрощения \ K1I0-3 -

3 WлК к 2 лс-53 W -
с зеленым стеклом

2 ЛБ \ Л С-53 но — - с белым стеклом
i — Шкаф i п ш н — - 400*300*W5D
V
HOWт

fi
панели

Обозная
ние Наименование Кол т и п

У Л V дополни-
тельные
данные п

I

елавнмвтр 
РМЩЙЬь данные не

МенЦ
Щпей

т а б л и ц а  т е х н и ч е с к и х  Зонны х

т

Задняя стенка  
(БиЭ спереди) _

Пра&ая боковая Эбери,а откры та  
с т енка___ _____ (БыЭ со стороны монтажа]

iш ш
м м

I S

(533)
5«

(535)
. 5)5 Г  ~ 1

Н Й

чЭля ШС Перечень надписей
)9ля ЗШС

1Гпане
ли

над
пцси

Обозначение Место надписи т е к с т  надписи Примечание

*
Л5 табличка БызоЬ

2 ЛЗ ---- II ----- От&ет
3 Ь II О тБ ет

таблица технических Зонных
Т ~
пози
ции

055
наче
ние

Наименование Кол т и п
ж ш ш ш•1Л*иГЛЖлПСпщ■Ш-ЯКПШИ Пополни*

тельные
данные

Приме
чаниеV Л У

1 ЛБ арматура сигнальная \ ЛС -53 ___ с Белым стеклом
2 ЛЗ — к -------- 1 ЛС-53

~

Сзеленым стеклом
3 Б выключатель „ типа .тим&пер \ ТВН 250
к — эамкадля надписи 3 PH Й5*15
5 - колонкаомаркировочная 2 КИ-5
6 - daofcyn нормальный «1 кН Ш 5 ___ !___|
7 ПроВод 5м ПРГЛ 500 ___1

сеч
25кБмм

Т J - Ш каф 1 ПУЭН-1 □
kooxjoox
х Ш

Примечания
По Эанному ч е р т е ж у  изготовить  
3-и иикасра Ш } 2ШС, ЗШС JWC и 
ЗШС аналогичны, за исключением 
маркироБки цепей, к о т о р а я  Зля 
з т с  Зана Б с ко б ка х  
Шкасры сигнализации устанаБли- 
б а ю т с я

Ш С  -  у дирижера 
2 Ж  - у елаЬного администрато 

ра
ЪЖ - Ь кинопроекционной

Сельский Зоп культуры со зри
тельным залом на 300 мест

Рез|сисерская сигнализация “
Шкасры сигнализации Общие ВиЭы
______________М он та ж н ы е  схемы___________________

ГПипоБои проект
264-12-/55

а л ь б о м

/ 7 7

тэ/&
Л и с т
S A - t o





§15: 3; Q *3aN

Н а и м е н о ё а н и е
п о т р е б ит е л е й JVi

1
з*

о§ 8- 
§ 1 
§ §3 £

J  *■Jc а

3Xа
5X
2_51

I I Z I
1 2 3 4 5 6 7

i  П о с т а н о в о ч н о е  осёеицение __

Я  Рггцлирцгмы е л и н и и
1 I  Сосрит К 8 аз 2.4 „3

Эсоо аU>>

oJ
Л
X
а<UDо'ОГГ»CL.аC/Qо

<и
о
Xси
а
X
Q
д
if
а
Ес_>

5 а  
5 =р 
а Е
S а 
°~а

а

____----

2 '— --------- с 8 0,3 2,4
JL ------*-------- в 8 0,3 2,4
4 $  сосрит (ёсрхний ояд) Г Н 0,3 3.3 гг>

Е?

* *
5 — --------' -------- , ------- ' с Н о,з 3,3

JL_ -----■-------------------- --------
з 10 0,3 3,3

7 JJ сосрит ( ниЖ ний  ряд) к 8 03 2,4

| с«0 Q, 
§

Ь ------, ------  —  „------ * 8 0,3 2,4
j _ и ------  (/------ с 8 о,з 2,4
iO Г — ---------— „----------

в 8 о,з 2,4
н Ш сосрит к II 03 3.3 _ ГГ)

Г3 с 
>»

12_
IS

------- -------- с II оз 3D
------ *-------

в JD 05 3.0
A В ы носной  сосрит к 4 0,5 2.0 |

§§ OJ 7
~~ а с

/5 ----- ------- ----------»----- с 4 0,5 2.0
IB — к 4 0,1 2,0
11 Рампа с 16 0,1 1.6 ic

Of с о о.
J L
19

— „--------------, ------ в 16 0J 1.6
— -------------- „ ------- к 16 1В

20 Планшет, леЬая сторона У 9.0
Эшт 
ш к %

21 — ,----------------------
У _ 3.0

Зшт.
ШТС-АО

22 Планшет^ праёая сторона У _ 3D
Зшт

ШТС-АО
23 -------------- -------- -------- у _ 3.0 Зшт, штс Ас
ZA БокоВыг Выноси осВии леВ У _ 3.0 2 штШТС-чС
2d -------------- -------- • ------

у _ 3.0 2штшто-чС
26 БйкоВыг_Вы носн ocBtiu праВ У _ 3.0 шгеДс
21 У _ з.о штс%0
28 ЛеВая роВочая галерея У - 3.0 Зшт. штс-АС

i

i U ^ -

i (m Сельский дом 
зрительным за/

J 2 3 4 5 6 1 8

29 Праёая рабочая галерея У 3.0
З ш т

штс-AO a - lзр Ш  тепселя оркестра В 12 0.06 0,12
~ШйГ
ч ш ,

U m o z a  па линиям ,,Д " Руг18,1кёт, Кр~-0,5, Рр~.зу4кёт
Б Нерегулируемые л и н и и

1НР П л а нш е т  леёая ст орона У 3.0
1 ш Г
штсМ

1
Е
а.С5с:
с:

3a:
Ci
5
a-

c-

2НР Планшет праёая сторона У _ 3.0
Зшт
ШТСгЦС

ЗНР
Г Г

Ьокоёое ёыносное ocl леёая У _ __ 10
1 ш с  
штс-Ао

4нр У _ _ 1.0
1шт

штс-Ао
ВНР

ВНР
Бокоёое ёыносное act праёая у - W

1шт
штс-Ао

----- К ------  ------
У _ - 10

1шт
штс-4о

7НР I  далерея леёая сторона У _ 3.0
Зшт

штс-4о
ЗНР -------------  ---------------- У _ 3.0

~ Ш Г
UJJt-hD

9НР 1 ёалерея праёая сторона у 3D
Зшт

штс-Ао
m У - - 3.0

Зшт
штс-Ао

и м Ш  тепселя оркест ро б 12 0,06 0,12
12 шт

ш
И т ого по линиям ,,Б " Рг.21Лк&т , Кс-.0.3,Рр-.ь,5кЬт
В линии штросриолгтоЬго облучения люминоаррроё

1ю> Плоншет леёая сторона УФ 1 10 1.0 ПРКПМ
CJ

c ^ 

§ Sj
s э-Q 3-
5 ,

г99 П л а н ш е т  праёая сторона УФ 1 1.0 ID

3Ч9 I  еалерея, леёая сторона УФ 4 1.0 ID

V УФ 1 1.0 1.0 -и-
1  галерея, праёая сторона уф У 1.0 1.0 -If-

Вуф УФ 1 1.0 ID —

U m o e o  п о  „ В ” РугбО кёт
/7 Рабочее осёеилениг лцены

31 ЦгЖцрн осЬеих планшет Icocpum в 3 0.3 0,9
32 Ве^ион осёеш. планшета Неофита в 3 0,3 0,9
зз

7Г------ .  ■ *-------------------------
МеЖурн осоещ, планшета Щсарита в 3 0,3 0,9

з4 Планшет сиены / леёая сторона/ б 3 р,р$ DJ8

<М

§

35 Планшет сиены [праёая сторона/ б 3 0,06 0,18
36 2алгоеи TSU j  леёая сторонаj б 5 D.D6 0,3637Валереи l t [ l  /праёая сторона! 6 6 0,06 0,36
38 Колосники б 6 D,D6 036

U m o e o  no  siunujiM hTI'‘ Ру‘.4,^кВт, Кс-DO ^>:2,9кдг

культуры со П о о т а н о ё о ч н о в  асёицение
н на ЗШ мест т е х н о л о г и  ч е р к а л  т а б л и ц а

48

К -сёгт осрильт р красного 

% -  сёетосрильтр Желтого цё 

С - сбетосрильтр синего цё 

Г -с ёгт о ср и л ьт р  голубого цё 

з - сёетосрильтр зеленого цё 

б - белый цёет 

У - условный

Qbuupp установленная 
мощность освещения сцены 
Ру; 110,2 кёт 
РЬсчгтноя моицность 
Рр-48,5 кёт

(Мощность линий ультра- 
сриолетоёого облучения 
ё расчетную не ёходит 
из-за несоёпадгнця по
максимуму)

А<РЦ1/Г/? /ЛТО/9/ф
ГПипоёой проект йльЬом Лист

264-12- /SS iU ЗА-* 5



С х е м а  упр а влен ий а в т о т р а н с ф о р м а т о р а *, л и н и я м и  

н ер егулируем о го  о  сб е ш е н  и/1 у л Ь т р а ф и о л  е т о  в о е  о облучения

Общие цепи управления освещением сцены

ом диет ЭЛ~Ц

П р и м е ч а н и е

/  Схемы управлений д&умд линиями освещенир и авто 
трансформатором аналогичны

2 Включение каждой и з  двух линий освещений сцены и 

о в т о  трансформатора осуществляете/? ч е р е з  сбой 

Нон met к. тор „Л'' о помощью кнопок Я№Л*^УС' с пульта освети* 

тел Я или через схему общего управления с помощью к на- 

по к „КС" с пульта осветителр П р и  Зтом индекс обозна

чена/? аппаратов и  маркировки цепей / относите/? к 

а втотранаорорма/пору индекс 2 к группе нерегулируемых 

линий I HP* ПНР) индекс б - к  группе линий ул Ьтросри ол <?то 

€оео облучени/ / У ф - 6 у ф

У  С х е м ы  у п р а в л е н и й  ш е с т ь  н о  л и н и р м и  у л ь т р а ф и о л е т о в о г о  

о б луч е н и / t  а н а л о г и ч н ы  П р и  э т о м  и н д е к с  о б о з н а ч е н а / ?  а п п а р а 

т о в  и  м а р к и р о в к и  ц е п е й  /  о т н о с и т е /  к  л и н и и  /  iT P j  

2 -< л и н и и  2  У ф  и  Т  у  б - к  л и н и и  6  У ф

/ if ,  ?Рпб /-;
-------- ------- -

Л-схему автотрансформаторе

£-р 1РПЗ 2-7 *-! №  2-Ъа- | г —о -  ■ о ч >—о  * ■

Г Т ^ 1 5  схему нерегулируемых линий МР-ПНР
У ,  M J W J - 7  Р-> -2РП0 .>-}

4 н

" V "
В схему линий ультрафиолетового овл/чем/? 

1УФг 6Чф

/976 С е л ь с к и й  д о м  к у л Ь т у р ь /  с о  

Зрительным Залом на /00м е с т

П р и н ц и п и а ль н а я  с х е м а  ипда влен ия ^  

у л ь т р а ф и о л е т о в ы м  о бличением

/ \и> -fls 1 Ргутно- кварцевая лампа | ПРк-7 1 6 1
Электроаппаратура, установленная по месту

г /с-6С конденоаТор 2000 пф /0003 КВТ- мн 6
jL Црелр А р  оссель ~ 22ов 6

На дроссельной стойке
JL JK/‘JK6 Ярматуро сигнальная с Ъелым

солла/ком ~ггоь Лс-55 6
2 /РП-бРПРепе электромагнитное универсальное рпч-г 6
/ м -х я ВыключаТелЬ автоматический Яб/Чм 6 -
Электроаппаратура установленная на щите аевгТиТелЯ ЩЧ0/сн лиеТдв

4 т Переключатель однополюсной ТЫ-! 7
J - тс Табло световое ~ 220В ТОМ 7
2 МИНУЯ кнопка малогабаритная КУО-? 6
? /КС, 2кс кнопка малогабаритная M th f 2

Электрsаппаратура, установленная на пулЬте ocie/ГителД ЛО/смммЗЯ-
f /ыа, tPno

ш и т 1Реле промежуточное, 2у+2р конт рпу г нм » 4
* /2Я Выключатель автоматический лз/б/ /
? MS Я Пускатель магнитный }
2 /пр-Ъпр Предохранитель ПРО 6-П 7
/ /я -зя Выключатель автоматический Я №4 7

Электроаппаратура установление/ наШ,ОУ(см.шсТЭЛ-
Н
п/п

Ооьзне* 
у ение по схеме Наименование ГПип кол Примечая

Экспл и к  ац> иЯ  к<Раитл инЬ н 70/9М
П о с т а н о в о ч н о е  о с в е щ е н и е  

П р и н ц и п и а л ь н ы е  с х е -м ы  у  п р а в л е н  и /

типовой проект
*04-12-/55

Л ль б о м
///

Л и с т

эл-т



{ ( l

А & т о м о т ы  А б т о м а т ы  щ и т а
cLfcjmof ?проблемная ct&mompetHCCpOpMCt-

ос& сти  т е л *  ЩУО т о  per СцА

37А

3 6 А

3SA

201

«о о -so
_ I

^ г з ---------------\
JT

Г ’I
203 I

7Г70-------------1
" V  10 г

Н\
«___£££__________ 1

7 R S --------------4
---------- „ " ч __а___I

1УП 
-45°О*
\ц  I (и) 

19 \ &

А б т о м а т ы  щ и т а  

р а д о  ч е г о  о с в е щ е н и я  

с ц е н ы  щ о
ь С

I
\ГУ\(’Н

Гу Р тX k tbcmvmvbp

Q

\Щ!\Щ

i*U-
I f  Uol I к с£етшьниксгр
1 1 t Mtt____ ^ . A*

m
007

0 2УП+45° 0 -45°

W
20$

| ~ ! ^°T"[£ светильникам

m 1 U t 1 * s ^ A'

m

I - (V'TlkcAem*
Н / 22*

штКян
A *

-tu 

rn
213

\ ~ (6J  °~~|Лг сВе/м/лбнчкрн

*  7 1

ш
-113

PIs> 4) s

E

Ul

!о
о

S  о
c:

$

i i
S 8

Г ?“1

so
Д и а г р а м м а  вег м ы  к о н и  я

К о н та к т о В  ум иВгр сального
Д и а гр а м м а  за м ы к а н и я  
_Конт ракт ов  ̂ ^ниВерсальногб

Ш¥ПШ¥Ж
Цг1ШШ¥Ш

* К о н т а к т  не и с п о л ь з у е тс я

1 Ж .

Уп S3f4-ci4i

ш

l s i «

13 14
ш л

Положение руЬм,

£23207
225 20$
227
229

10 231
211
2 13
213

-45* О
т я т

+Ч5 
Щй? 
£0 

\Л 1/7

АЗ/10 А б то м а ти ч е с к и и А 3161 Тнр •Isa шт. 3

6 А 13
В ы к лю ч а те ль ,
однополю сны й

Щ и т  а  В т о  т р а н а .p o p  н а  т о р а  Щ А Сем. л и с т  ЗА-

5 А 1-6 А б то м а ти ч е с к и и А 3161 lu p s tS d ш т 6 1н
В ы к лю ч а те ль ,  
однопол ю сны и

Щ и т  рабочего осВ ещ ен ия сцены  (а/9992 -  i s j

Н 29/7 То  ofee
Уп S314’
-С  141 ш т 1

3 14/7 УниВерсаль мы и 917 $319- ш т 1

перекл to ч а т е л ь -<*4/28
г

37,36,
ЗЭ'ЧО

А вто м ати чески й  
В ы к лю ч а те ль  ' A 63-f М Тнр*№с/ ш т 6

41.42, 
Н 44 А однополю сны й

1 А р м а ту р а Л С-53 ШТ 6
для
ЗФО

с и гн а ль н о й
лам п ы

Щ и т  упраВления о с & е ти те ля  ЩУО (сн  листЗЛ-5Ч)

л У
п(п

Обазн
по

схеме Наим енование
Тип,

марка
Техн

хар-ка
ЕЗ
U3K.

k-St Ирине ч,

Э к с п л и к а ц и  Я

кф  и и гп  ЬнА У70/9/ш

1 9 7 6 Сельский дом культуры
с о  зрительным залом на  
----- S O O  м е с т _________

Пост аноВочмое рсбещ ем ие . 
С х е м а  рабочего осВещ ения сцены

Ти/гоВой п р о е к /п
269-12 ~/SS

Альбом
т

Аист
ЭА~Ч7



■В

к

В и д  н о  т р - | о о ( з о и  с в е р х у
5 /

w  линии потребителей
w  щ е т о к  т р -ю о /з о м
вручен РгггП'ЭО

Щетки Лт 
т р - ю о / з о м

к  р у ч е к  РГПП-ЗО
ии ц в е т о к  т р -ю о /з о м

л и н и и  п о тре б и те /^  
Ф а з а

1к 15 ;б и 12 /3 п IS ML
ioi 102 юз lOlf

20

ш в
Н - - Ш -

f/ff
20

117 118
гк

119
25

120

106 107 108
23 2k 25

н н н - *
/21 /22 /23 12k /25

30

112 nk IIS
26 27 2S 29 [30

Ш Н

126
29

12 7
25

/22
27

/29
22

/5
/30
23

Ряд ик

с ц е н ь /
Л-З/51 поа JTlP-100/ЗОм

П о г п р е ^ т е л ь ^ ^ -  ^ — 1— ^ /9 0 м

Рдо А/3

Р яд  а/2

Поборотные ролики на РГПМ‘ 30
16 J9_ 18 19 20 21 22 23 24 25 2g_ £1. £L i£- ^  
fO/ /02 103 /О/# /05 /Об /07 108 109 ПО 111 112 ИЗ ПИ НО

н ш - н т ш

/П о в о р о т н ы е  р о л и ки  ho q  т р -ю о /з о м

Пульт цлрсблен дебет

1 2 Ъ к 5 6 1 8 9 Ю J L  J l-Ш - Л -  12-
ТП 117 118 И9 120 121 122 /23 1ZH 125 126 127 128 129 ISO

Ряд ИЗ
Н И Н  I I I I I  Г И Н Н -

яг ш  ш  w  ш  ж  тк 4з m  Tzs тя (** J!?
м н  н  m i н  п  п  п ч о н е н н н ш - н -

15 17 18 19
101 102 /оз 1о5

26 27 21 Ж  Ж.—  —  _ ЦЦ и$20 21 22 23 i i  15 26
10 S 106 /07 Щ /од 110 111 112 113

В и д  н а  р е г у л я т о р  Р Г П М -3 0  
с о  c m o p o H b t р у ч е к  у п р а б л е н и я

Сзсепд трособои передами

Поворотные ролики на Р/ПМзо Поборот ролика 
"\надтр-юо|Зо

|G p -g *  9 -  /  Щ
р Ч » Д 9 -  0

т р - ш о / з о м

сб орны й  Вал Р т м * з о \ гоа

У//7////Ъ

ии ручек Ртм-зо
Ц В е т  с в е т о ф и л ь т р а  

Н а и м  енобание потребителей

ии щ е т о к  т р - ю о / з р м  
Ф а з а

1 2 3 к 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1к 15

9 У ч У К * С 5 6 У Ч V У У

Пл а ни 
лева; 

с т а р о

Jem
я
[на

блок* про э/ctwi
левая

с т о р о н а

1  * g
ъ « Н [| со ф и т  нио/снии р *д

Е |
си
£ £ | р !

S s g

боко(
прочее

прав
с т о р

)ые
nmopc
1ая
она

П л а ^
прав'

с т о р /

н и е т
«Я
зна

/16 117 П8 119 /20 12/ /22 123 12Ц 125 126 /27 128 129 130
Л Я Я Я Я Ъ 5 В В Ь С с С с с

B_gpgcH.uu Вол

ии ручек Гтм-30
Ц В е т  с в е т о ф и л ь т р а
Наименобание
потребителей

ии щ е т о к  (ПР- i o o f з о м  
Ф а з а

16 п 18 19 20 21 22 23 2к 25 26 27 28 29 зо

к С 6 к с 5 Г с 3 К С 5 К С В
В ы н о с н о й П сосрит

Т с о ф и т с о с р и т б е р х н и и  ряд Ш с о с р и т Р а м п а

10/ /02 103 104 105 Ю6 ЮТ 108 109 но III 112 и з пк 115

Л я я л Я В В В В В С С с с с

г \

Ниэ/снии Вал

чНастил под РТПМ-30

ТТримечание
1 ГЛрособая передача расчитана на прямое 

Включение щеток тР-юо|зом
2 «Автоматы защиты отходящих линии л-3161 уста

навливаются специальной конструкции под 
автотрансформатором Конструкцию см лист ЗЯ-59

3 Р а з м е щ е н и я  о б о р у д о в а н и я  6 р е г у л я т о р н о й  с м  
л и с т  ЭЛ-ДО

ч_у

1916
С е л ь с ки й  д о м  к у л ь т у р ы  со 

з р и т е л ь н ы м  з а л о м  
на зо о  м е с т

П о с т а н о в о ч н о е  о с в е щ е н и е  
С х е м а  р а з б и в к и  р у ч е к  р е г у л я т о р а  и 
щ е т о к  а в т о т р а н с ф о р м а т о р а

Ш ипоБ ои п р о е к т
264- /2- /SS

Л льб ом
ш





Яп-b

l^ l^ l  0 m /?/7-?
4I'°I CM лист м

2 d  к  } ! АТ“ }4А Г _  см  лист  ЭЛ-?/_______
/Л .Ж 14Т- }0£т  c/vr лист  ЭЛ 5 7  

7ГЛК ШК 7 77n к  ш ка см лист ЭЛ-5!

€ 9 л  -  74 п К  ЯЛ- f  с м  л и с т  ЭЛ -5 !

ЛВ>2 fix 2 ?) т zQ
/к с б с т ш ь н и х с т  аборионосо осбеи+смця 
' // галереи  /с м  лист  ЭЛ-Л/ /  Л

2 4  07 Ш44 и* /годбело см  лист 31 26 
/Лот  Mt&o*a см аус7Ра  2£ „
кНал/си ат&люуели// о&чеаблгл*.* нас 6слт«АЯ<+иии ллипоаЬеурс 
и ert/Bvnjt др&нчо/мшх Зааби^Ьл

n&-2fH2.?)T-/f 
CM AUCTSd

L U  a m  P Q

Ь *Ь и ш ш
/ skh

ft6 £ f/x lf )T *
От Щ Л О  см  aucT3 d -

Om fln-5 
ом лист 3d'^S

З о К а ё ы е  прожекторе/ 

Л е б а р  с т о р о н а

W*s2?

Щ шкг

.et/7

?HCnO?x2f

6 НСП0}хб0

Шк4

_££л_

60 ШК-f

d 2 f

5 3

П&-2 [//**) T-if 
см лист ЭЛ-s i

/ __2 4  см лист ЭЛ f/_____
/ 4  см  лист ЭЛ-2 /

Ниолко откл/ОУениХ обЫеоЗ-
” 4 % % A 4 Z ? 4 ty l4 % P *> *  П р и м ч а н а /

заубифеК
1 Сё стальники рабочем  и аоарииноео 
осёеа/енир планшета сцены /epenfime/t 

под настилом 1 галереи

2 ШтепеелЬные розетки и распредели 

тельные Коробки крелртс/ на стен

ках о ркестро ёоО рмь/

$ кабельный э/сурнал см лист 34- 3/^2

Боковые лра&ктарс/ 
прабар сторона

/976 СелЬакии дом кулЬтурь/ со 
зрительным Залом на $00мест

Постанабочнос асбещение
П л а н ш е т  а  с ц е н  к /

П л а н  р а 'З  а о  у / е й  с е т е й

Л  <7> Ц1/Т/7 г/нб Н  7 0 /9 /(Г

Г П и п о б о и  п р о е к т

264 - /2- /5&



T-i f  к  светильникам АОкалоенико&

j B - z f / x 4 ) r - / ?  
см  л и с т  Э Л -Ч Э

ВтРШхгхо? Т-&_______ /
о т ШЯД см лист ЭЛ 26 

через втолки ем лист №<?<?
v f t

пб t(t*2?) к  светильникам POjf^галереи 
ем  лист Э Л -SQ

ТРИ 1*14? Т/? 
см лист Э?-?Я

( f x 4 ) T - / f
• л и с т  з/! 'S Q

Я

Т Р И  I х 2 x 0 .?  

7 Р П  1*2X0?

i с м  лисТЭЛ -S3  
\2 cjCK

Ч ,

Шк-€> * ч4п_____
СИ. лист ЭЛ -S3 

\/сКК

ШК-/0

©
UL-

W

- ©
Щ т

©

- g U
*4т

Z J  К /смолке ем лист 93’30 
Ц  /с кнопке сн лист ЭЛ-Я?

- ©

Примечания

1 Светильники ра&ачеео и аварийного 

освещена? 1 ? и галереи Креп/тс/ пой 

настал ом Jl OLf гол ерей

2 Установку аппаратуры на aoybumax 

ом чертежей механо оборудована/

? Д а тч и ки  температуры / 4 Г  г  IQ АТ у с та 

навливаю т е /  под настилом ]_ °*галереи 

? Ц Т  -  H fiT  нау порталам со стороны сцены

4  П р о в о д к а  о т  о т в е т в и т е л ь н ы х  /сo p d S o k  

/с д а т ч и к а м  т е м п е р а т у р ы  I 4  Т  r  4 Т  в ы п а л  * 

М р е т е /  п р о в о д о м  ТРИ Р1*0? о т к р ы т о

/Г Ф Ц(/ГП С/нЗ Л/70/9/Ф

/976

---------------------- ---------------
Сельский дом культуры со
Зрительным балом на ?00мест

П о ста но во ч ное  освещение 
2°? р а б о ч а /  г а л е р е ./

План р а з в о д к и  с е т е  С/

ГПи повод проект
264 -12-/SS

ШьбЬм
/Г/

Лист
dh-Si
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V: SC 3c
f i g s *

// -  ра б оча я г а л л е р е я

П л а н  р а з Б о д к и  э л е к т р и ч е с к и х  с е т е й 

освещения, а Б то м а ти ч е с к о го  пож аротуш ения  

и режиссерской си гна лизации

C.I Н с: с: 
§  «5  ®о «8

10

П р и м е ч а н и я

СБетильники рабочего и аварийного освеще

ния \\°- галлереи крепятся под колосниками 

дат чики температуры Н д Т -  2DdT устаноёитъ 

под настилом // галлереи 

Напряжение сети рабочего осЬеицения 220Б 

Напряжение ламп 22йЬ 

Напряжение сети аварийного и сигнальною 

освещения 36 Б.

Защ ит а сети аВарийного и сигнального осБе- 

щения произБодится аётоматическим Быклю- 

чотелем, устаноБленным Б шкасру упраБления 

аварийным осБещением ш яо  

Вся проБодка Быполняется проёодом марки /76 , 

за исключением к датчикам температуры 

И дТ-203)Т  - телеаронным проБодом ТРП  / * 2*£?5 

Вся проБодка Быполняется Б стальных Бодога- 
зопроБодных легких трудах по ГОСТ 3262-621 за 

исключением проБода ТРП  / > 2 * 2  5 , который про- 

кладыБается Б трудах лишь но участках 

меЖду галлереяму остальное- открыто 

ГПруды прокладыБаются Б штробе и открыто

по стенам и рабочей галл грее 

Все корпуса сБетильникоб подлежат заземлению 

Ъля заземления использоБать нулеБой проБод 

сети

СБетильник режиссерской сигнализации

устанаБлиБается но стенке рабочей галереи, 

ЦслоБные обозначения см лист Э А -5

К ф  Ц(/ГП i/мб л/ 70/9/ш

1916 Сельский дом к уль ту р ы  со 
зрительным залом на 3DO мест

П о с то н о Б о ч н о е  осЬещениг^ j j -  рабочая галле
рея П ла н  разБодки с е те й

ГПипоБой проект
264-12-155"

Qльдом
ill

Л и с т  
ЭЛ- 52
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колосники
План развоЗки электрических сетей 
освещения и автоматического пожаро

тушения jf

П р и м е ч а н и я

Светильники рабочего и аварийного освещения 
крепятся к штанкетным площаЗкап 

Клеммные ящики -fккк -зккк крепятся на колос- 
ников настиле

датчики температуры 2 -(3> т-зозт  у с та н а в л и - 

Баю тся поЗ колосниковым настилом 

Напряжение с е т и  рабочего освещения 22Ob 
Напряжение ламп 220в 

Напряжение с е т и  аварийного и сигнального 

освещения 36в
вся провоЗка Выполняется провоЗом марки пв, 
за исключением* к Эатчикам тем пературы  2Ш*303Т- 

телесронным проБоЭом ГПРГМ*2*0 5 

вся провоЭка выполняется 6 стальных боЭогазопро~ 

БоЭных легких трубах по г о с т  3262-62 за исключением 

пробоЭа ГПРГН»2*0 5, который проклаЭывается в трубах 
лишь на у ча стка х  меж^у н и рабочей галереей и ко

лосниками, остальное - о ткр ы то  
трубы проклаЭыБаются в ичтробе и о т к р ы т о  по 

стенам и колосникам
Все корпуса светильников ЭолЖны быть зазем
лены Зля заземления использовать нулевой провоЗ 
сети
Конструкции корзины гибкой ленты и сосритнои 

срермы см проект механооборуЗования 

технические условия Эля изготовления гибких сце

нических лент см листы ЭЛ-65 и ЭЛ-66 
Условные обозначения см лист эл-5

в
кф Цг/гл г/н£ Af 70/9/т

Сельский Эом культуры do зритель Поотанобоиное освещение колосники Шиповой проект альбом Л ист
-1976 ным залом на 300 мест План разбоЭки сетей 264-I2-/SS iji ЭЛ-53
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M H O

IS O  ..B > IC Q

о о о о о-

l o O Q O -п  Щ  Ш  QG СЕ

H H H O Q D Q -

м — ®
m  з /  ш

\ Z T . - - Z T Z . ^ 3

260 230
_m_

Примером ил

О В т о н а т и и е с к и е  В ы к л ю ч а т е л и ,  р е л е ,  

и  н а б о р ы  з а Ж и н  о Б  у  с т а  h d  Б и т ь  з а  

п а н е л ь ю ,  с д е л а Б  с о о т Б е т с т Б е н н о  

В ы р е з ы  В  п а н е л и  д л я  а в т о м а т и 

ч е с к и х  В ы к л ю ч а т е л е й  

М о н т о Ж н у ю  с х е м у  с м  л и с т  Э Л -35

Перечень надписей Ь рамках щита осБетителл
NN
П/In

NN
над
писи

Обозна
чение по 

схеме
Место
надпи

си
ГГ1екст надписи Приме- 

чание

4 1 Табличка Uль трасриол е тоЬое оЬл уцени
2 2 31Я. 1 лс 1ЧФ ~ планшет, леБая сторона
3 3 32Л. 2ЛС —  „— 2ЧФ - планшет. пааВая стороне
4 4 339. ЗМ ----- «—

----------------------- -л. -f.----------------- 1—
3 ЧФ -1еалерея. леВая сторона

5 5 зЬяллс —  „ —
-—-------------- *— — --------- 1---------
k ЧФ - 1голерея, леВйя сторона

6 6 35А. SM —  , — 5 УФ -Тголерея, праВая сторона
7 7 ЗВА. ВАС ---- И ---- 6ЧФ -Тгалерея. праБая сторона
& 6 — //— Рабочее осВеиление
9 9 31А —  „ — П л а н ш е т ^  I  с о р и т
{о ю ЗВА — // — П л а н ш е т . И соаоит
н m J, 39Л ----и ----

1 1 ---------* __--- =F--------------------
П л а н ш е т , IIJ сорит

12 12 4ол 2ал ерей 1,$ (яеБая сторона)
гз 13 4 /л — Вал ерей 1J1 (праёал сторона)
\k Ik _ Ь2А — К о л о с н и к и
15 15 4зл —  .1 — Резерв
16 16 _ -44.Я — — РезерВ
17 17 ----и____

.......—т---------------- — --------------------------

Нерегулируемые линии
18 16 А5Л // —— Планшет, леВая сторона
19 19 9Ва —  II----- Планшет пааВая стоооно
20 Ж Л ш _ _ ----и ----- Бокрбое Выносное, левая сторона
21 21 М л — , — БокрВое Зыносное 

ЛеВая сторона
22 Ж J 3 A _ — Боксфое Выносное ПраВая сторона
23 23 — ,— боковое Выносное 

прабая сторона
2 L _ Л л _ _ — , — Г  галерея леВая
-21 —  И------ Тгалерея леВая
2с -J3A ---- 1------ I  галерея пааВая

Z L 27 6kA -----»------
---------- f----------- р— — —— ----------------

I  галерея праВая
-55А_ ---  щ----- Оркестр

to Ж — «— р в а в — : ------------------------
ихитоо-Лоттр -  иткл - LUutPD

ж . - М ц ---- л----- Раб осВ
Шит осБ -  откл -  l u u t PD

Переиень надписей В рамках пульта асбетителл
HN
п)In

NN
над
писи

Обозна
чение по 
схеме

Место
надписи т е к с т  надписи Приме

чание

1 1
П, 1ТС 
1К\W, 1КЧС Табличка ЯТ - йВтотранссрорма т ор

2 2
гт, гте 

Ш п.гкис —  //— Нерегулируемые, линии

3 3
31, 37С 

зкуп.зкчс ----- и----- Ультрафиолетовое облучение

4 k 1кс, 2 кс — „ — ОсВещение сиены

5 5 ТС-2 ___ ,____ т е а т р
6 6 ГС-4 -----,1---- Контроль темнителя
7 7 ТС-5 — „—

-------------р ----------------------------------------

На прям ую
8 J L тс-в — , —

------------ р ---- ф-Ш------------------------------

Через т емнит ель
9 А _ зкч, 3 нч — У/ - ЦеЖурное осБицение зЬитвльяаьо зала

Ж JSL
лвгллзг

_Й2 ---- //---- Режиссерскаясигнализация

Ш С е л ь с к и й  д о м  к у л ь т у р ы  с о  

з р и т е л ь н ы м  з а л о м  н а  З О О н е с т

M L

T i p o d D d  н е д н ь ф  г и б к и й  

1 с е ч  25 м м 2 П Г В м 120
± - Г П о  # е

А _ Н а б о р  з а Ж и м о Б K H 70J 0 7

7 Р а н к а  д л я  н а д п и с е й 60*28 М М _ 3k

в

Щ и т  п а н е л ь н ы й  

________ п л о с к и й

Щ П П -

2200*800 шт 1
Г О С Т  

32k k -68
С п е и и с о и к а и и я м а т е р и а л о Ь

в iP T h S F T

Р е л е  э л е к т р о м а г н и т н о е  

_  ц н и В е р с й л ь н о е Р П Ч - 2-3622С8 II 6

4 2У П

У н и В е р с ' а л ь н ы й

п е р е к л ю ч а т е л ь

Ч П Ь  3l h  

- С Й 1 „ 1

3 1Ш 1
У н и в е р с а л ь н ы й

п е р е к л ю ч а т е л ь

- Щ Ш Г

6h z s
„ <1

2 319*551 а в т о м а т и ч е с к и й

В ы к л ю ч а т е л ь Я В З - И I p z W a 25
1 О р м а т у р а-- г-----"р*7-------------

с и г н а л ь н а я Л С -53 Ш Т 8

у
Н а и м е н о в а н и е

T u n  и л и  

м а р к о

Г П е х н и ч

х - к а

£ д

и з н
К к

П р и м е 

ч а н и е

С п е ц и с р и к а ц и я  э л е к т р о а п п а р а т у р ы

А / 10/9/ t i l

Постаноёочное осВещение. Общий Вид щита 
упрощения осВетитШ UJ>W

Г П и п о Б о й  п р о е к т

2 6 4 -T 2 -/5 S
QjjbboH

iu
Лист
9J~5*i





-но

66 66 66
й з

J s _ ко . 4S

f

67.5
то

ко ко

J| 1 ~^
Ф Э Ф - - Ф Ф - " ^

м iks 4о J l 4о

рйи&аритЬ

450 L . 7 J

М  1 '5

rfi

Ъ

? 0 Л й 6 к и  б о л т а  п р и б о 
р у  г п Ъ \

/

± L
м 12.5

3

10
Т

«!

&J1L

Ц отб.фЮ

- Л -

%
j f e &

х

/
Чат&.фЮ

ЮЯО

h  1III 81I
I_____1

ОСЬ Iитепс. p03SPMQ

L н Рзчкац 13Оолтсгацш и Шба]_12 ЙСflfiflг 11 fflepyn
У 10 Комук
У 9 Боковина_______I

I— Г
е-по

ы
№

П р и м е ч а н и й
1 К о н с т р у к ц и я  п у л ь т а  с б о р н а я
2 Пульт окрасить серой эмалевой 

Краской
3  Г П е кс т  н а З ли се и  на т а б л о  и в рамкам 

см лист ЗЛ-
4. Монтажную схему cm лис г з л-

Ш 1
(ШУЕ_____
«аЯШКДРП 
ВШ ИВ Ш И  
М Ш Е Ж ^
а ж а и я г о____ ввадшв

п я ш ж ж ш я ш
Н Н1ДШ »Д:1№ Ш |И И 1д!Ш
п в ш ш ш е ш ш в ш  
п н т а п г а ш н в з я

4 6 Кокпвиио

ПИОПКС УпраЙленид
1 Табло сигнальное 

^именование
1т

ЬЬгноч

Ш
-НИ

Ушгш»
J2SL

Вес КЗ Opow.
С П е ^ и ф и в а ^ и Я

J l  7013/Ж

/575
Сельский бои культуры соэра- Пост анобочное  oc&euj.enue Тип о боа проект Дльеом Лист

тельным залом на 300 мест Пчлып ОйЬетителя К о н с т р у к ц и я г е ^ .  1 2 - 1SS Ж 3JI~5G





X

М онт аж ная axeмр д л я  л и н и й  4УФ_-вУФ Ф а а а д  f М 14о)
И

ПВ М  1*2.5) Т 32
К шитц упрощения 
осоетителя Щ>уо

П р и н е и а н и я

4 Конструкция дроссельной стойки сбарная. 
Отверстия для крепления дросселей свер
лить по месту

2 После изготовления конструкцию покрасить 
cepotf эмалевой краской

3 Конструкция навешивается на стену
на бы соте 12 м от пола

м а о

4

Размер „ а" Ьерется
по ширине конденсатора +5 мм

1On 14 Пробод медный гибкий ПГВ-500 сеч 25нн* _ _
j_ IDКлеммный нодор компл КН ID3D ЗОкпенн — —
L 9. Прокладка Релина лиа S-.Знн 200*500 — —
i 1 Листоенитый шВеллгрок 1ВШ Г 19 О* ВОС 2-0 го
3D1 Болт  с гайкой и  шайЬой М6У20 — —

1 . i. Пол оса л т ал ни ал 4 0*5 е-лооо 1.6 4.Н
k 5 Уголок стальной Lko*4o*k t- . rn 0.3 4,2
k T Уголок ст альной LkDtkOxk 1 IDDD 1-6 $А
2 3_ Уголок ст альной L50*5D*5 1 too 1,2 2А
6 2_ Конденсат ор КЬГ'МН ЗМКф H I
6 1 Лроссель ПРК-7 — — — м н ш т

Н а и м е но в а ни е
UOP3HOH

нстериолспаганент и ИШ Ш '-Щ
Ю Л .У 1

С п е ц и  с р и к с щ и я

---------------------------------------- --------------------------------  л/ 7019//Ц

1976 Селыжии дон культуры to зри
тельный залом на 3DD мест

1 ттаноЬочнос ос&ещение 
Конст рукция дроссельной ст ойки, 

М он т аж ная схена.
Типовой проект

264-12-/55
ймьЬон

ш
Лист
ЭА-5В



ч.

1

К о н с т р и к и и я  под аВт от рансахаю т рп ТР 1001зрн с аВтотюми
Вид по 0 5 im u u  Вид

1МГ1Р) Панель нПпоз^) Панель ЫЗ(поэЬ)

Конструкция каркасоб Парная 
Конструкция и корпус аЗтотранс- 
Iрормсгтора должны Ьытъ надежно 
заземлены
После изготовления металло
конструкцию покрасить серей 
нитроэмалью за 2раза

Вид по
Каркас

Сельский дом культуры со зри
тельным залом на зоомест

ЦнВ л/70/ff/tf

П ост ановочное осбеицение 
Конструкция под авт от рансф ормат ором

± л Болт с гайкой и шайЬои Н 12/30 art
JL те Болт с гайкой и шайЬои м 3*30 0.0(5ж
Ж JL Ш  Ш Ш "  wSkbhu и , Н 6/30 CD! ж
2 Л Полоса заземления г г ш пг (-620 Щ JLL

Ж. Л Сайка закладная М 1,5 >0,5 Ш Ш -ео 12 §инт  спеииальный ст коцёлая (-■60 ОРГОНшЬр
5 И Рейка К (01 т о o.ki 3.36 и

k 10 Неталь каркаса L50>50 у 5 ш о по и

2 Пета ль каркаса L50*50*5 ш о SSL kk и

2 ±_ деталь каркаса L5D*5D>5 (--500 2k АЗ и

± 1 Петаль каркаса L 50*50>5 Ш о 26 /р,4 «•
± В_ Жтал ь каркаса 150*50*5 (■№ 13 /72 85W51
2 5 Панель м3 4/2-732 1.8 1.8

± А_ Панель N2 522*722 59 5,9
± _3_ Панель N i ст xudibo 372мм 522*192 5t9 5$
3D 2 Выключатель аВтонатичесп£ А 3161 Jpafli-lSA D,k3 1,2
±_ ийтотаанссооаматоо То IDDI3DM ЗОшток 320 320 ' 33DJ22D

t

1
*

Наименование всоотамент
Лт Шй Примечай1 Вес кг 1

С п е ц и ф и к а ц и я Bee
1 Вез о&руд |
\ Б )5орудо6

ГПипоЬои проста ОлъЬам
2 6 4' 1 2 -/5 $ / / /

Лист
Э А -&



'^Щ
ль

ма
н

Конструкция, над обтотрансерорматорон м1чо

kl5 „ iko

J— §

i T — m  i f 1
1 ' м ^ ~
т =

г р m __

-А

Конст рцкиия на ресцлятог* вгм-ЗР (Ш  ю)

Прумечрнур Конструт» сйарная Варить электродом марки 9-42 

05щий Sec » 38кг
5 Планка V 1 -50 В 2.4
i Уголок Скй*4о*к l -m ± 11.2
1 Уголок LkO*kOxk t~kbS 4 кг
Z Уголок iko*ko*k £--зйР А. 3-2
L Уголок оез*бэ*в _ Ш 5 2 гг
N
m Наименование

спецификация
на металлоконструкцию мод адтспрансфорн ТР-ЮО/ЗОн

РЬщии &е « 93 ке

63

5 Пластина J -Ш— is\ ds з.в
Уголо к lko*kO*k t--m т г,в ег:
Уголок Lko*ko*k 1--W щав 7

2 Уголок LkO*kO*k ШО 4\2£ IV
i Уголок 1ВЗ*ЬЪ*Ъ Ч ш кв

v,пк Наименование ш M Jk ю Принеч
спецификация

на металлоконструкцию на регуляторе p in -эй

А/70/9/iff

4916 Сельский Вом культуры со зритель Постанойоинос освещение. Конструкция на ране ГПипобои проект ОльЬом Лист
ным залом на ЗООмест ' и под абтотранссрорматором 2S4-/Z-/55 Ш 64-60
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ПоЬоротный ролик трособой передачи [mi-i)

О бил ии 6 u d ( M l i )

Втилка ролика 1поз 3 1

ИВ

С кода I  тюз 9)

] } и с .к  р о л и к а  ( поз -/)
ОкоЬа для к р е п л е н и я  роли ко  (поз Я)

9 CkdSq 4
f t  лист 
В: ЯНН D.0B D.D1

В
гит

5915-70 2айка MS 4 СТ
7 ГОСТ

nklS-12
в и н т  (L потайной 

голобкоа м 5*6 2 а
6 Ш ай5а  прцЖинная i s 1 СГ
5

ГОСТ
Ш -1 0 В о л т  Мб* 2D 1 СГ

4
Ш а ри ко п о дш и пн ик  

радиольныи однорядный 4 СТ 4.05 105 А--2&

3
1 1 
В т у л к а  ролика 4

СГкаш 
412% 0.001 0.001

2 СкоЪа для крепления ролике i
я  лист 
В‘2мн 0.08 0.01

1 диск ролика 4 СТ 2Р ОА оА от о
'HN 
ПО3.

т ~N ЧСРТ HouM tH oldH ue Кал Jicnea
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Плои шетная штепсель на я kdddSkq

425

65

Роска планшета 

Р ога

Примечания
Конструкция кронштейна с&арная 
Кронштейн приварить к коробке 
Йод сигнальной арматурой 
нанести номер линии белой нит
роэмалью, соответствующий 
равьену ШТС-ko
Urn берет ия 5 шкасру для Входа 
проёодоВ Выполнить по ме&ту

Над сигнальной арматурой 
нанести белой нитроэмалью 
маркироЬку линий (на монтаже)

1915 Сельский дон культуры со зритель
ным залом на 500 мест

Постановочног осВещение УстаноВка коробки со 
штепсельными разъемами под бетонным перекры

тием Нммшета

1 8 Крышка люка по черт 250*400 СИ лис1 
ЭЛ-

4 7
—1-------- ■ —
Орнатура сигнальная СС 3-220 -2201, крапом

Шемы1
4 6 (Ьзъен штепсельный ШТС-io 1фА
$ 5 Кёадратная шайба

Cm псах 
4о*4 Ыо

8 4 Болт с гайкой и шайЬои Н S*$D
k ЬЪталь кронштейна Шо *1*0*4 1-ЙО о.з4 /.36
4 2 Нетал ь коонштейна L4o*ka*4 е--по 0.44 uk
1 i

1
Шкаср со штепсельными pamm пцэнч ПЭНЗ ' гПиимя

!
i

i**

Наименоёание
ПозначенматериалсортаментШ

1штObiL1 ПринецВес кг

С п щ и с р и к а ц и я
оЬоьид
и $Г «

Типоёой проект
254-12-/55

О льдом
Ш

Лист
дА-бг



К о р о б к а  для и с т а н о Ь к и  н а  га л е р е я* и д л я  
бы ноанойо а а с р и т а

М А

1Е
КоаоЬка для выносных Бако&ых прожекторов

( m i s )

Фасад

К

4 ~

(  €

1 Гс

V

5уV
Ct

V

5V

/d
V
т\<SV- V J

\
.. I5D ... I5D
<_______ шй________

Э & - “ Т

WTC'ko' WTC'kv

Снетку отверстий В шкасру для подбода т руд электропро-

к ПроВод норки nr&-5DD 1-2.Он сечЪВнн
к з Сигнальная арматура СС‘3-220 ~220Ь Ш Я в ь
к Z [Штепсельный 'разъем штс-ко и м е й 0.55 2.2 гостелсвет"
L 1 шкаср ™ Я 1220 ЗООхкОМЮ ре Щ пэмз

11*

НаиненоВоние сортамент Ш ии РОЗИ
1шт
ж

ОЬш 
| кг При меч

С пецисрикация

Т
- к

В С

3DP

м

5 Я -

3 3 - 4
§ Т

Схема п р исоеди нения

1  ^
3 ^ -

ПГВ-1*2.5

ш т  ШТС-кО

П р и м е ч а н и е  Р а з м е т к у  а т В е р а т и и  В ш каср у  
для подбодки m p y S  э л ект р  опраВ одни произб earn и
по мест у

|

6 2 Штепсельный р азъ ем ипс~ко к0А.250Н 055 JU l го&еэсьет
1_1И Ш ф  ^ Я  1220 ш Ь а м е Ь 120 I2.D пэнз

I%
г

НаиненоВание матврВЯль и сортам Ш ши размеры
4 ил 
dec

e tu i
кг Примем

С п е ц и с р и к а ц и я !ь ш ш т м я Ш

№
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Коло они koba# клемм на Я коробке/ net 24зажиме/ 67

д /  П л о т ( а ^ я т о ^ к ш ш ^ /

|6 /** ^ ^ ~ z- Труба с прибарншагубками

U -  I -

2S4____________ ЗУ0 !
9JL  зоо /

'
ST 1* )h

ш  '

3 Рмин-О&яя_прокладке/ 7клип</ тепло- аъикааЗгЗнм Z10X21O 2 _
L Гайка_прчб'ярн&я___ И10 Н _
7 B.QAZ,_шайбе/______ М Ю//50 Н
£. Бинт] гайке/ шайбе/ М5я/5 $ _
5 Уголок прижимной___ U/oxt/охЧ 390 г го
Ч Трубе/ ЬадогазопроВодне/я им во № / 3.9
л. .CfipSoL______з_____ ленте/сг 3X50 ЧЧ2 2 1.0г Нагдор прим: имЫЬ Км 6012 г
L *шик протяжной япмг УЖ 1 14.8
1

1

Н аименобанис ооозначенматериале/сортамент
ы*чертеж0  

техн Зонт размеримкЬшкг При меч
С пециерико/ция Чсгб р>12

С о с р и т н & Я  к ле м м н е гя  к о р о б к а  н а  2 4 з а ж и м а

-2pj£  f iL ^
j _  \

Т ~ \ ь-
20 /  360

___ /  ш

L Болт} гайка5 шайбе/ М10-50 Z -

6 Болтf гайка} шайбе/_______ МЗ-5 _

L Уголок__ под битной________ L40XHOMH кОО 1 10
L Уголок приборной 150x50мм 400 1 1S
3 Скоба____  , __________ 2 10
Z Набор зажим об кнво/г £ _
1 ЯилЬк. протяжной У997 110

Нс/ и мен обо/ мае Обозначен
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тех Замш размер мм f t -лг
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1976
Сельские/ дом культуры со 
зрительным залом но 300мест
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сосритная клемммо/я кореБки Конструкция

Типовой проект
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Т е х н и ч е с к и е  у с л о в и я  на  и з г о т о в л е н и е  ги бки х  с ц е н и ч е с к и х  л е н т ее

й п я  и з г о т о в л е н и я  г и б к и е  л е н т  п р и м е н я е т с я  п р о б о й  у с т а н о в о ч н ы й  г и б к и и  п о  

ВОСГП 2052075 марки ПРР-500 с е ч  о т  2 5 Э о  25мм2
Зля наружного защитного чехла применять авиационный брезент марки „Овизент* 
Как исключение разрешается применение брезента Эругих марок, но 6 ка^сЗом слу- 
чае слеЭует приобретать материал с максимальной плотностью 
Расчет заготовки брезента Зля изготовления гибкой ленты Расчет Злины заготов 
ки куска брезента Зля гибкой ленты берется равной Элине по проекту ii (рис На 
каэ(сЭый метр Элины Эается припуск 12-15сп необхоЭимый на усаЭку материала при 
его обработке
Пример По проекту Элина гибкой ленты, обшиваемой брезентом петров припус
ка буЭет равен 15*015*225метра Элина всего куска буЭет составлять 150+225-1725п 
Ширина заготовок брезента Эля ленты расчитывается по формуле 
h=[(h*2)+(h*2*Otf)]*006, гЭе М  ширина ленты 8 метрах (опреЭеляется на основании 
материалов проекта), 2 - коэффициент, просматривающий обшивку ленты с Эвух сто
рон, 0 1 5 -коэффициент, учитывающий усаЭку полотнища брезента по ширине 6 
метрах, 006 припуск по ширине полотнищ а, необхоЭимый на запах, 6 метрах 
Ь банном примере ширина полотнища брезента Эля обшивки ленты буЭет равна 
(см рис *и> ОЭвЮЮбЮ Об =0 5 метра
Эо начала изготовления гибкой ленты брезент и пеньковый ка н а т  преЭварительно

пропиты ваю тся химическим противопожарным составом (по указанию управле
ния попарной охраны) После пропитки брезент просушивают и прогложи* 
б а ю т ОЗновременно просушивают и ка н а т
По краям гибкой ленты вшивают качественный канат, имеющий наименьшее рос 
глядение диаметр пенькового каната берется в Образа больше провоЭа наибольше
го сечения, но не менее АМ2пм
Пропитанные брезент и ка н а т  заготавливаю т нужной Элины Эля гибкой ленты 
в с о ответствии  с расчетами на основании Эанных пр о е кта  Заготовки брезента 
и каната поЭВешивают с грузом на оЭном конце и Эерэ|сат в поЭвгшанном состоя
нии 20-25 часов величина груза Зля брезента и ка н а та  25-30 кг 
Заготовка провоЭа ПРГ -500,
ПровоЭа Эля гибкой ленты нарезаются отрезками равной Элины, с учетом вшитой 
ч а сти  и свобоЭных концов (по проекту Элина вшитой части/ом и свобоЭных кон
цов по15п ито го -М  и уклаЭываются на козлы (риНи2) ПровоЭа меньшего сечения 
занимают сереЭину ленты
ПослеЭующие провоЭа уклаЭываются симметрично по возрастающему к краям сечению 
(рис3) По краям гибкой ленты уклаЭывается пеньковый ка н а т  (рис 3)
(ПроЭоло|сение см лист П0-Э2)

Р и с  4
РИС 3

Брезент .Рбизент"
Н и т к и  м а р к и  „ П о к к е и 1

/ ВО (запах) 
/брезент

Р и с  2

А/7019/iS

т
Сельский Эом культуры  со 
зрительным залом на

ПостаноБонное освещение 
технические услоВия Зля изготовления

типо&ой проект
2 6 4 -/2 -/5 5

Ольбом
/7/

300 м ест гиб ких  сценических лент

Л и ст
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техническую ислоВия на иэгото5ле.ние гибких сиенииеских лент 6 2

1

А .

! п р о д о л ж е н и е !

4 Н ат яж ка  и у к л а д к а  прадеда
Берутся дВа деревянных бруска сен ЮОхюОнм и длинен 
1000мм Оба бруска должны рыть прочно закреплены 
Перёоначальнр закрепляют на одном бруске пробода 
и пенькоВый ко нот МеЖду прободана сохраняют зазор 2нн 
[риеЗ) После закрепления прободоб и канат а приступа
ют к их быпраоке. Пробода прогложиВают способом пред
ка через тряпку, удерживаемую б руках Запрещается Вып- 
раблять пробода способом удароб об пол бо избежание на
рушения изоляции. После оыпраВки пробода тщательно ос- 
натрибаются на разрыВ и качестВо изоляции По окончании 
осмотра прободоо произВодят их прозбонку. После определе
ния качгстба прободоб их закрепляют на противополож
ном Ьруске> соблюдая стрргию параллельность прободобс 
сохранением 2мн зазора Прооода должны иметь одинакобуо 
натяЖку по Всей длине ленты.

9 Сшибка гибкой ленты
Брезент протягиВают под проВода и раскмадыВают на 
козлах, оставляя раВные концы проВодоб с обеих сторон; 
не подлежащих оЬшибке Сбободные концы прободоо нуж
ны для дальнейшего нонтаЖо В клемм обых коробках 
(рис 1 2) С одной стороны полосу Ьрезента шириной 
ВОмн забертыбают на пробода и прошибают по перво
му промежутку меЖду прободом и канатом, т е обши
бают канат по Всей олине Ьрезента. ЗатяЖку ниток 
делают с учетом небольшого Вдабамия Ьрезента В 
пазы- промежутки Брезент долЖен прилегать к  канату и 
проВодам, однако б случае сильной затяЖкц ниток 
готоВая лента потеряет гибкость Слабая затяЖка 
ниток тоЖе нежелательна, В этан случае будет ЬВиЖе- 
ние проВода В брезенте После прошиВки одного ка
ната брезент распраВляют и накладыбают на Верх 
ленты, не нарушая порядок раскладки прободоВ. 
Положенный брезент прошибают Вдоль Второго каната 
остабшийся брезент брезента прошибают Вторично 
у пербого каната , наложенного на запах После окон
чания прошиВки м нат оВ  делают разнетку попе
речных шбоб с шагом, рабным ширине ленты 63[рис2) 
По намеченной разметке прошибают ленту попереч
ными шВани Последующая прошиВка по диагонали 
меЖду поперечными шВани (рис 2 ) Цглу следует 
Вкалыбать В брезент Вертикально и быть уВерен- 
нын, что игла не задела и не нарушила изоляцию 
проВода

Порча изоляции пробода прибедет к переделке гибкой 
ленты Соединение ниток меЖду собой дрлЖно делать
ся с полной гарантией на проиный узел 
Сшитую ленту снимают с креплений, отрезая проВо
да рядом с бруском ОстаВляют сбободные нсобшитые 
концы проВодоВ и пенькоВых канатоВ с обеих сторон 
длиною не менее одного метра 

W МонтаЖ сосритной ленты.
Сосритную ленту за т аски баю т  на сосритную ферму 
находящуюся б подоешенном состоянии Один ее ко
нец протягибают через корзину б клемнную сосрит
ную коробку, закрепляют и разделы бают концы про- 
бодоб В соотВетстВии с проектом Перегибы ленты 
ерик сиру ют, т е осаЖибают с таким расчетом, чтобы 
радиус изгиба был не менее ВОмм и не более 80мм, учитыбая 
сечения прободоб ленты СбоЬодный конец ленты зак
репляют там и разделыбают концы Места расположения 
колосникобой коробки определяют сгбесон В этом случае 
отВес долЖен находиться б центре корзины, а расположе
ние шнура на колосниках ябляется местом спуска 
гибкой ленты (риск) Хля удоЬстба эксплуатации 
сосритная срерна В ниЖнен положении устнаблибаетя 
на 0,5м от планшета сцены 

н ПроВерка и испы т ание ленты
Лент у, находящуюся на козлах, проберяюг на гибкость 
и делают замер сопротиВления изоляции прободоб ме
гомметром на 5DD6 (сопротивление должно быть не менее 
0,5 мон) с состаВлением актоб 1) на скрытые работы, 
г)замера изоляции прободоб После устамобки гибкой 
ленты на место Вторично делают замер изоляции проВо
доВ с составлением акт а
По̂  окончании монтаЖных работ по подключению гиб
кой ленты к  осбетительной установке произВодят 
400*[о Включение установки через ленту и испытыба- 
ют В продолжении 10-15 часа При удоблетборигельней 
работе уегоноВки и гибкой ленты состабляется 
акт  сдачи- приемки устанобни с гибкой лентой В 
эксплуатации) Эксплуатационные, испытания  
прободятся В присутстбии представителя заказ- 
ицка ц инспектора упрабления поЖарной охраны 

Т2  Все работы по нонтаЖц Выполняются согласно 
„ ПраВилам устройства Эл ект  роус т ан о Вок "
изд Ш г

Рис 4

Ранные проБода п р г -5РР

НаимсноВание ~̂ Чн $
ПроВод медный гибкий ПГЬ-5РР 2,5 к,8

5,3
5,9

h n — Ю 8,6

9916 Сельский дом культуры со 
зрительным залом на ЗООмеог

Постанобочное осбещение Технические услобия на изго 
тоВление гибких сценических лент
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Примечание
Схема выполнена д л /  приточной системы /7С~/ 

/ля системы ПС-Z Схема ax алогична са следую
щими изменениями i

Да/  ПС-! устанавлиВаютс/ в зрительном зале три Ьеф- 
декторные и одно рециркуляционная заслонки, 

для ПС-2.'две уеерлекторные заслонки В спортзале

П ОЯснителЬна/t Записка

3  подбил С в  помещении в он т  ил/t и ионной Ми меры расположе

ны d ie  п р и та ч н ы е  систем ы

в се Электроприемники каусдой при точной системы сЗлокир̂ - 

боны методу собой} схемой предусмотрена автоматическая 

3 а с ц и та  о т  замерзани/ каждой системы 
Луск. и остановка приточных систем осуществляет^/? из 
ёенткамеры со и ц ита  Ш Я

Е> ВоЗуухопраВады  ё ы т/ф н ы х систем  Врезаны ш ибера с электро

приводом, ко то р ы е  сблокироёаны с притачны ми систем ам и П р и  

Включении п р и то ч н ы х с и с те м  и/иберег откры вало та р , после  

о тк лю ч е н и я  - З а к р ы в а ю т ср. Has/сатием  на кнопку „п уск " внлю- 

ч а е те р  электрообоереё заслонки наруж ного возуухо, автоматически 

о тк р ы в а е тс я  З е н ти лЬ  на обратном  трубопроводе теплоносителя\ 

и по истечении тр е х  м инут, после прогрева калорифера а заслонка, 

ёкАЮЧаетср ё е н ти лр та р  и  открываются заслонки н а  наружном и  рецир~ 

Кулрционном Воздуха Задах, /7ри включении вентилятора приточной системы 

ПС-! [flC -Z j одноёременно о ткр ы в а ю тся  т р и  fd B e/ дефлекторные заслонки 

&  случае понифени/ температуры теплоносителя нифе JQ°c п р и  рабо

таю щ ей 8ентсиетет% ёентилртор отклю чает# П р и неработающей 

Вентсистем е и понижении температуры ёозуухо £ кам ере калорифера 

нифе i  }°С автом атически откры ваетер клапан на теплоносителе В 

и,елрх прогрева калориф ера.

П у скова/ аппаратура приточных систем раепалофена В норма- 

линованных шкафах упривлени/t типа ШУ, представл/ющих 

собой законченные заводские и з дели/

А/70!9/i]!
• нет

/976
Сельский дом культуры  са ДбтаматиЭаци/ приточных систем

S! Ялнбом Лист
Зрительным Залом на ЯООмест ГП ех на логическая схема автоматизации 264-12-/99 F ЭЛ-£7 (
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лл
позиции 
по прт 
схеме

Общесо
юзный
wwcpp
изделия

Т Т

НаименоБаные 
параметра, 

среЭа и место 
отбора импульса

1 ь............
температура Воздуха 
перед калорифером

тем пература
обратного

теплоносителя

температура
приточного
Воздуха

те м пература  
Воздуха перед 
калорифером

температура
обратного

теплоносителя

Регулирование 
теплопроиэБодительнос- 
ти  калорифера

Предельное
значение
параметра

Ч

-30рс -+Э5°С

70°С

Ч6°С -20еС

“ 30°С-

D4 -4 0 0 е С

П е с т о
устаноВки

Ь ВоздухоВоде 
перед калорифе

ром

т р
обратного 

теплоносителя

5 ВоздухоВоде 
после

Вентилятора

Камеры перед 
калорифером

трубопроВод
обратного

теплоносителя

трубопровод
обратного
теплоносителя

Наименование и характеристика

термометр технический  т и п  б 
угол 9 0 ,/Й, пределы измерения о т  -35° 
&о+$0°С, длина Верхней части 220пм 
длина нижней части 450мм цена деления 
шкалы 05°: В опраВе т и п а  л по го сту  
3029-59

терм ом етр  техническим ти п а  Л, а!3; пре
делы измерения о т  0°400°С, длина Верхней 
части 220мм, длина ниэ|снеи части 4d0mm 
иена деления шкалы -f°C б опра&е типа  Ь 
п о го с т у  3029-59

термометр технический т и п  б угол 90° 
/М; пределы измерения о т  О-50°С, длина 
Верхней части 220мм длина низшей части 
450мм йена деления шкалы 0 5°с, ВолраВе 
типа Л по го с т у  3029-59

ГПерморегулирующее устройство дилато
метрическое электрическое с размыкаю
щимися контактам и 
диапазон настройки регулируемой темпе
ратуры о т  -ЭО̂ С до fkO°C

терморегулирующее устройство  дилато
метрическое электрическое с размыкаю
щимися контактам и
диапазон настройки регулируемой температу
ры о т  0°С до *Ю0°С
Ьентиль запорный с электромагнитным 
приводом у эл магнитной защелкой Напря- 
э(сение переменного т о к а  220& 
диаметр условного прохода 50мм

т и п ,
модель

590“ //2-05°- 
-220 -450мм 
гос т 2б2э-тэ

гтш э ч

V

о по 
ЛЕоектуд
Hq i
агре
га т
З Г "

ДЛЗЧа -220
460мм

гостгегз-тэ

Б90° л/40 5°- 
-220 - 450 мм 
гОСт 202Э-73

т т - 2

45кч б775р-
-с&ь

На бее 
агрега ты

Факт
треб
изделий
[заполн
строкой)
JSL

Завод
изготови

тель
Л

Стоимость 
по смете

&дин

Клинскии 
манометро
вый забой

Завод „теп- 
лоабтомагп 

Яарькоб

Ленинградский

забоя 
им Лепсе

42

Общ Примечание

Сельский дом культуры со зрительным Обтоматизация приточных систем типовой проект альбом Л ист

W 6 залом на 300 мест Заказная спецификация приборов и средстВ автом а
тизации

264 -  /2 -  /55 ill ЭЛ-68



~зюЬ 7 2

N:5,s[nc-l)
N : 2,2 кВт (ПС-2)

4 Экспликация электроаппаратуры приведена но листе ЭЛ- 7/
2 Настоящая схема Выполнена для притонной системы ПС~{
3 для приточной системы ПС-2 схема аналогична с 

соотВетстВутоицей заменой индекса маркироВки ап 
паратуры и иепей J *  н а п2*

П и т а н и е
йдарийная 

сигнализация 
Т ~

о t

i j
• S f . 8

5
S E ft.
1 | Г
а||

Реле
размножения
ко н т а кт о р
пускателя

Put
времени

jAsmop 
температуры 

Воздуха перед 
калорисрером 
Регулятор 
императирытем\

'HDi
теплоносителя

«2*

Е
3QIQ
§

||
•is
ДQ

Е
£

«VO

И

1-КЪР
Л 3 м

Ч ч

Н1

1-53

* 220Ь

I-2P

1-2Р

Г
1№ НОН

ч ?
1-КЗЦ

1-57

м , : „ я
1Г-

i-63

_ j 4 m

Is) (в)
- P - a s i - U -

1-S9 1% hB

W wW in

« V

l-Bpi-sp l-B r w  z
-ta. 4 c

4 b
fl/ B2 2 

— ft9

П5
4 -

/-77
ЭМ

447

_1luQcpQMMQ работы комтактаВ
4-KBP 4-1TP

т э -i
ОЬоз-ночение
" W

т-ра Воздуха 
перед калорисре- 

ром

<
-3D9 + 3 ° Щ

1-2TP

ш ш ш т

т т - 2

йВозючениеКОНТО*
тоо

ГП-ра обратного 
теплоносителя

1
"р* W  + W

1

4iС>

I

1

*

I
3*

M
£ 3««о
■о
5 S
| S

i r

J s
a
Q -.

t £

197£г Сельский дам культуры со зри
тельный золой  на SDD мест

йВт омат иъациэ прит очны х систем 
Принципиальная схема управления

ППипоВои проект
2 £ 4 - (2 -1 5 $

N7019/а  
йльЬон

ш
Часть
Э л -6 9
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ПоиииипиалЬная схема уррс/вленцй 
воздушными заслон коми

ч О1А !
| I 111 1D ZJ
1
dк
о
1 Ъ*40

1 *

т | * бъ
1 g ъ V*
I 4 1

*
<0

■Я Ъ
§«О

*

\ |з
1

I
*0.«1 1

1| “1

I 1

*ч
<
Ъ л

4
ч| *

3

$!ь
I ъ

ч1

Примечаний'
/ Экспликаций электроаппаратуры приведена налисТс S3- 7/ 

Z Принципиальной схема управлений воздушными заслонками 

выполнена дл/r  приточной системы ПС-1.

4 л Я приточной сист ем ы  ПС-2  схема аналогична з а  

исключением 4 )  ц е п и  управлений  десрлекторной заслонкой 

[ / ’}  UM )  и рециркуляционной заслонкой (U0PJ - отсут

ствует б) индекс м а р ки р о вки  „  Г  заменяется н о  „ 2 "

070/9/т
/Ч7В

йельский уем культуры со зри
тельным Залом на рООмеет

Йвюаматизаций притачных систем  
Принципиальна^ суема управлений заслонками

П1иповои проект 
2С9- и - 15S

Я льдом
/7 /

Яаст  
ЗА-70



Принципиальной схема

„геоб ЬоъЬцщНОй Заслонки 97-! ~ 2206

Питание

Местное
управление

Явтаматичес 
кое управле

ние

Эл ектронагревател 6 
У- 4Як 6 т

Примечания
/ Принципиальна?! схема управления электрообагревом воздушной 

Заслонки выполнена Эля приточной системы ПС-11 для приточной систе

мы ПС-2 схема аналогична с Заменой маркировочного индекса „ /'на „2"

2 Па настоящем листе приведена экспликация аппаратуры для приточной 

системы ПС-1, Экспликация аппаратуры для приточной системы ПС-2 

аналогична, За исключением.' а) тип шкафа 2 ШУн/ -ШУ f!0l-Q}B2U 

(Vx*220l fktG.Ja, Ур-S a l

ЗГПип шкафа 2- ШЧЫ? -ШУЯ/Ш ОШи (Кк-220б Уи:6.}а( Ур-ва) 

//Аппаратура нормализованных шкафор управления\ отмеченная* 

не используется

Я /■ЛЯ Хряпатура сумальнар о кроемой пинвоО с латой типа РНЦ 220-Ю ffC 2ZQ /

8 1-Я5Р
Универсальный переключатель 
с револьверной рчКфтКой улЯ установки на панели 

толщиной £3мм
югнь
■СП9 » /

7

Т К36,1 КОЗ 
/к АР, /./toP 
н*0, 1-ЛКЗ /■гко, /-гкз 
J f ко./укз /-КПВ, / ксЬ

П о с т управления 
/снопочный

пк£- 
//2 2

еу,гр
К опт ШТ 6

7Ня; 1 ров
hfP-(-4p Реле промеруточнае рпч-г }б

Ук=. 220в с
f /■грь П7о фе рва-гг }22/-00# тгк-2го/> и

о
/

k 1-1 Лб
Реле времени 
Электрон певмани ч еское

Ш -гг-7Ш-9Ш-Н тГкг-гмв ШТJ
Шкаф аппаратный / ШЯ ‘

1 КС 
/-КП кнопка управления ксгнг 2Ч/~2Р

комп II 1 ~х -
!’2п Предохранит епЬ ПРС-В-П 7плЬ*6а /, 511J5'/■гл Пускатель магнитный пме-нг ~U***8Ft 

7м: /Оа ч т
/го Автоматический {ыКл/СЧсЛкрЬ яке з-}МГ

л»iU вит
Урчг.ра II /

2 . Шкаф управления Ш7 7/0/•Of82/1 шг / т г г ^ -

o' ■* I 1 J i-H
А КОИ, 1-КМ 

/-КС кнопка управления ken- кбнт » 4! к $ v
Предохранитель ПРО 6-п 7пл 4:6а Н /

 ̂О flfc
/-&
/-Н Пускатель магнитный пмеч/Ч

~&**гго€ 7н*€ а М /
5̂ р ^!1

Ш }-}м Ур*8а Ч /* Г  I £8 1z Шкаф управления шчрЬоь
•0582Н ШТ /

Шкаф управления /■ ШV-/TZ
А кем 
/- кпм кнопка управления КСП-/2 23+2Ркомт // / 1|г

t a b
/ -т Предохранитель ПРСв-П Унлб’ва и /
Pin Пускатель магнитный пме-2/г ик.-ггоб 

7#-/2.5* и /
p/я Автоматический выклнзчОЛелЬяке**

}МГ ¥р* /6а И /
l Шкаф Управления

-шгязр
dStt&L и/Г /

Ш каф  управления А Ш У fill
Hft
п/п

Обозначенпо
схеме_ Н аимено вание

ти п ,
марка

т е х
х-ка

&
иЫ к-& Примеч

Экспликация Электроаппаратуры 
приточной а и ст енгы /№•/

!<П6
СелЬскиU уом кулЬтуры со 
Зрительным залом на ЯЮмест

Автоматизация приточных/ систем. Принципиальная 
схема управления электронагревателями Экспликация 

_______________________________ь_____________

ти повой проек/
264 -  /2-/55

Ядь$ьп)

ш
Лиъ7
ЭА-И
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O S l u u u  В ид ш к а с р а  а п п а р а т h d z d  i - Ш Я  ( 2 ~ ш л )

в г п м м  и л о т  Л р аВ ая ВокоВая стенка _ УВерь ш ка с р а  
(Вид со снятой доерью) (оид со стороны нонтаЖа) ( Вид спереди)

Перечень
надписей В р а м к а х

NN
ран
try

П П екст
надписей

1 1-IPB
2 Н2РВ
3 H P
к 4-2Р
5 1-РНВ
В 1-ЗР
7 1-РА
8 i-ko
9 Ъесрлектор N't
Ю Ъесрлектор ИЗ
(1 Ъесрлектор N2
п Л ет о-зим а- местное
13 ОВария
ik блокировано „ т  П уй кГ Стоп
15 _ ' Вентиль 

Открыто закрыто
!£

Реки реляционная заслони 
____О ш ___ ..И П ВП _______

П р и м е ч а н и я

j  П о  данному черт ежу изгот овит ь дВа шкасра 

с уплот нением
2 И арки роВ ка аппаратуры на одщем Виде и В 

с п е ц и ф и ка ц и и  дана для п рит оч ной  системы ПС<
3 Л л я  систены ПС-2 кн о п ку  1-К  3 P (t-tc o p ) и 1~^ка  

( 1 -ЗКЗ )  искл ю чи т ь

12 ПроВод ^В кий 50

И Полоса персрорироВан- M 10

10
ОкониеВатрль марки

рованный ОКИ — 60

9 Рамка для надписей 
55>20нм РПМ -41— 10

8 К1, К2 НаЬор ъаЖимоВ KH-ID3D Jrt-Wa 2
7 ША

Щ и т  шкаернои нало- 
гаоаоитныи илшм

1000x60031
у SOD ШТ 1

~7Щ
згИ-ве

Спецификация монтажных материалов шкасра 1-ШЯ

ь 4-ЛЛ
йрнатцра сигнальная 
с красной линзои 
сланной типа РНЦ-220/о

ЯС'220 -и- 4

5 4-К&Р
УнчВерсальный переключатель Оля установки на 
панели толщиной до25нн 
Рцк&тка реоальВернои срерны

ЧП-5Ъ\Ь 
СМ 9 •41- 1

к

я щ я щ1’2Щ1’2&t-ЗКОЬ’ЗКЗ)
i-mO'Wf)

Пост упраВления 
кнопочный

пке-
//2*2 - 6

3
Н Р -Ц р  
1-РА, 1-РНВ

Реле промежуточное пере
менного тока с передним 
присоединением прооодоо ' Ъ крЖ^хе

Р Ш '3 6
т ь Uk --22DB - 6

Шисрр 
2ПйУо9 
Iks, п г

2 « Р в
Реле Времени электро- 
пнеВматииеское

щ-а-згп
о т Uk:22DS -и- 1 исп У

1 НРВ Рем Времени
птш?т
ООУЧ Uk :22D6 ШТ 1 и сп 2

?
! СЬоэнач 

по схеме Н а и м е н о ва н и е
Ш ип
марка

171 ехн 
харокт

Вд
изм К-Ьс Примечай

Перечень электроаппаратуры шкасра 1 -Ш А

т
Сельский дон культ уры со 

зрительным залом на 300 мест
йВтонатизация приточных систем Ш каср аппарат- 
ны й i -ША (2-Ш а) ОЬициЬ Вид________________________

ГПи поВои проект
264-12-/5$

Л/7019/iи

Ольдом
// /

Аист
?л-?г
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З ад няя  с т е н к а  
(Jiug со с н я т о

ш ко с ь а

11S 1-bS
H = r  
1 Fe
l l —

± h i m

, И /
f /*/в гППЕ

1-9
< /-/5 t n o c

/К-
j ^ l U
H Z

- r r r \ _

М о н т а й с н а е  с х е м а  ш ка ф а  а п п а р а т н о г о  1-ШЛ 
П р а в ая йоко& ая с т е н к о

12-
f*7

V^lPj

H fo
П Fo-  

П Г "

^ 3 T H H ^ r T T ri— 2 i -L 5 L ",,f г к - ^ Ц _ о _
Т Г

J Y V V .!
®

lI

^ t t - 27 j tТ /-зэ
г а п с :

5—±2$ Ml у
3 ^-37 1-63 fk
Ц-^-ЭЯ] 1-557  /'39 

6J-23,j
C T J  L ~ ±57 fx“ Г  il
—n----- l''V'V-Ч. 0 £

zzszfs

/(,_!_-/3f
n o

з /*/зз 0 M
ra ' - " 7
8 -t -J S l ;  * 1

13 /*//з

h '*23

MII

g -J l 2 3  ,

/-<39 Hr=-------л /-97

1-93

t p O O L Z I  

r T f l  p r n /-/0 /
1-9S

/-79,;-J1:79 П П  р н ^
±81 1 П  С Г

±23
±23 \ ? — п п п — s j - -//V

S 2* g g

_ «X. О

ft f > wo t  Ге;Г $ “£
Dl: O f ' "CO CS*-Б  £ S £ 3 §  S>|

r - L S i_ L n J .
, /-//5 L  J /-//9 ffc /«4$-  f -____П 1 — Г ~7

/-39,

г  в д ч ' п и
/К 1‘ 17 - Ш /b

ac <*> * :  rr>ac Exacac * :  »•

для п р и т о ч н о й
Примечание

Настоящая схем а Выполнена 
с истем ы  П С -7
Для п р и т о ч и о и  с и с те м ь / П С - 2  с х е м а  аналогична  
с заменой м аркир о во чн о го  и н д е кса „ 1“на„2*(наприпер 
1-2?, ±из, гшуч и т д заменяются на 2 -гя , г - / /з ,  
2ШУ-2 и т д соответственно)
В схеме для ПС-2 кнопки 1-коР(!-1кэр)и l-зко (±зкз) от-
сдпгсгпбую т А/ 70 19/ф

1976
Сельский дом культуры со 
зрительным  залом но 

Зоо мест

.А в то м атизац ия  п р и т о ч н ы х  систем  
Шкаср аппарат ны й М онтажная схем а

ШипоВой проект
2€4 /2-/SS

Ллк£ом
Ф

Лист  
ЭЛ-73
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50

10
1

ж .

(-UW 7 7

у ч е н и е  п„ 4-ъ у - и м 4-$Т У-С50 4-it? У-2ТР UMP у-уим y-2U(1 4 - т
fili позиции ь k 5

Управление 
электродвигателем 
приточной системы

Управление исполнительным механизмом 
заслонки наружного возЭуха

УпраВление электронагревателем эаслонкиг на- 
ручного Воздуха

УпраВление Вентилем 
на трубопроводе 
теплоносителя

ГПерморегу-
лятор

Упрабление исполнительны
ми механизмами заслонок
Ри' Ж Г  |Зе(рлекторных

У Настоящая схема выполнена Зля приточной системыпс-У 
2 5ля приточной системы ПС-2 схема аналогична, но с sane- 

ной маркировочного инЗекса /  на „2" (например у-шя,У-УЗ, 
У-УУитЭ на2-ШЯ,2-УЗ;2-У9 и т Э  соответственно) Номе- 
ра труб сп по кабельному э|сурналц, Jh*m 5/1'ЗЪ ____

Исполнительные механизмы заслонок -(-зим и и tip-только 
для приточной системы П Н

пей шкафов ШУ Б соответствии с настоящим чертежей 
и чертежами ЭЛ- 
Клепмы

т
Сельский Зон кульп^уры со зри Овтоматизаи.ия приточных систем типовой проект альбом
тельным залом на 300 мест Схема Внешних соеЭинений 264-IZ-ISS ш

Лист 
ЭЛ '74



Примечания

4 На данном ч ерт еж е п р и в ед ен а  схема дренчер- 
ной системы N4 для J галереи, Цгалереи, колосникоВ

2 Схема дрен черной си  ст ен ы  N2 для п орт ал а  
сц ены  аналогична При эт ом  Ь маркироЪках 
ц еп ей  и обозначениях  аппарат ов индекс 
м еняет ся на,, 2 ”

3 Знак С скобках саот В ет ст В ует  заВодскои 
маркировке клемм

4 6 эк спл икац ии  указаны  материалы для дВух 
дрен черных си ст ем

9 Л,Н2КЯ> 
2-1.2 2KCD Uост  ипрабления кнопочный пке-6124 „ 4

6 Ш-зЬзг дат чик температцры ЭТА Ун - ЮОю п 34
По м ест у

7 2Э1-23Й Du од кремниеВый Э-226В
U Dtp IDDQ 
Jnp-JfDDRA 8

а 4РП-2РП Реле Pliy-2-3tDD2-3 
пост оянного  т ока РПУ-2 UK--kbb. О 2

5 1Т5С-
2Т6С ГПранссрор матор TBC2-0D5 шм н 2

к 1-4т,+2М
2-2Т ГПумЬмр ТВТ-1 ,, h

3 НЛС,1-2ЛС,
2-Ш.2-2ЛС ГПаЬло сВетоВое малое тем U--22DB к
Шкаср аВ т ом ат ики  дренчерных си ст ем  ш л я

2
BMD.BH3 КВО, КВЗ 
KBJ, К 82

Конечные Выключа
тели электрозадВи^ки

Комплект 
но с элекг 
оозадВик 

кой

1и у - 2 иу Пакетный переключатель ПРИЗ- Ч0{Н2 „ 2

0><*Ск со-t 9 ГГ)
Е g-?

|i*
3

WW Кнопка чмраВления КСГ4-12
24ПР-2ПР Предохранитель ПРС-6-ПЭтШ „

4В±2В4Н+2Н Пускатель магнитный пмг-а*} *22DB 
Унэ т н 2

4Я±
... 2Я Выключатель аВтоматическии ЛК-63- -ЗМГ » 2

1 т н т
ШУ N 2 Шкаср ипраВления ШУ5Ь02 - D3B2A ~3SDka ШТ 2
Шкасры ипраВления дренчерными эадВиЖками

NN
п/п

Ойозначен 
по схеме НаименаВание

ТПип
марко

теххаракт Ед
изн t

Приме
чание

3  к а п л и  к а ц и я

N 7019/тВ

m Сельский
тельным

дом культуры ю  зри- 
залом на 3 0 0  мест

а в т о м а т и за ц и я  дреннерных систем 
П р и н ц и п и а л ьн а я  схема управления

ГПипоВой проект
2.64' 1 2 - $

0 льдом
ф

Лист
ЭА-75
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О бщ ий Вид щ и т а  а б т о т а г т т и  tn г ю  

Ф а са д  Б о ко вая  с т е н к а  Задн

ГТримечстия.
I  Принципиальную . с л е т у  управления дренчерны- 

м и секциями см лисга_ЭЛ-7^

j / vPT\I PTM
щ т Щ ^

оoo
*  О  во<o

 ̂ U s  ш
\ f l  n

о
lr>
CSI

П П

Д Й ч £ Л а ^ £ Я

_ ______Ш ______*.

250 r

№_________ _

___ D Z ■7
~ r

и г

h r

Ч̂̂ ЕР
6

?
1 ---

---
 

I
60

0

L J^

4 L J ^

bL -ЧЩ
= k l

H0 0

Номер голб
Надписи 6 та5ло

Надпись

ЗадВиэКка /П закрыта
ЗадВиэкко /Л открыто

ЗадВиЯска Н2 закрыта

Кол. номер ки
Надписи Б рамкадс

Надпись 

тора ПБС
В кл ю ч е н и е  д т  дренчернои 
с е к ц и и  к !
В к л ю ч е н и е  тра н с< р о р м а

It ЗадБиЯска//2 открыта 1 8 Включение ДТаргнчерной секции ч2

lo Оконцеватель маркировочным шт ho
9 Пробод м е д н ы й  гибкий 

сеч /э к б  м м пгв м ho
8 Haffop заЯсимоБ КН-1025

7н*/олг* чьи п f
7 Рамка для надписи РПМ -55 5В *)8мм п 8
6 1ТБС-2ТБСтрансформатор ТБс-2-aosUi=~22Q$ U2=- 566 II 2 comBrss8
5 1РЛ-2РП Реле РПУ-2-З Ю 0 2 3 Р П У -2 иг=*в8 - 2
h « -а д Диоды кремниеВые Д-226-5 ПИрШ 

7пр Цом Л - 3
3 2- n/г-гттумблер Т В ! - ! ~220б II 4
2 /-/AC(h2/C

27AC,2‘2AC
т а б л о  сб етоб ое  

м а л о е тем U*~220S II * Л а м п а
рнц-йо-й

1 ^ и т? » н НьГй ”алога' щшм 6 0 0  *Чоо> * 500 шт * Ш ш
H.n/n & a‘ Наименобание Шип гпежничхаракт и%К*6о Приме

чания

Спецификация

N  7 0 /9  /щ

Сельский дом культурь) со Лбтоматиэация дренчерныж систем ГПипобой проект Лльбом Лист
I976 зрительным залом 

на 300 мест 0$1ции бид шкасра а б то м а ти ки  ШЛД 2G4- /2- ISS ш ЭЛ-76



в о
Ш каф абтоматики дренчерпых систем

7РП £*2*п s Примечания
1 На сто яиц и и лист рассм атривать 

совместно с чертежами ВА} 9А
2 & зоне монтажа произвести перс- 

коммутацию отдельных цепей ШУ
$> со о тве тстви и  с настоящ им  
чертежом

Уел обные о5о з на чем и я
# Эе маркировать

—  Эемонтировать
—  Проложить вновь

ю ме- вз+ц*х ГОСТ3575-4} и 3
9 tnО же. dy*ts // 16
6 П7о рре t dvzo * 50
7 труба стальная тон фосгенная оодогазоарсооо ГОСТ3262-62 с/у *25 нн И 5
$ П& % % Т Т * 5 ~ ~ ТРП /*г*о $ // fSC
S Провод недныО сеч 1S нм* пв И 95

3

Ck-f-Ск-2 Коробкасоединит ел ьная Ск-/2 и г
ялг-т

Датчик
температуры Атл Ун* fOOmA „ зч

Аппарату ра установленная по мест:/

_2
шум/шул12 Комплектный шкаср 

.отравления___*__|
ШУЗЧО*
03В2Л И 2

У шла
Щит шкаср но о , мало габаритный щшн ЬОЫЧООх̂ т roar 3244-63 ШТ 1

Шк&сры упр авл ен и я
Мл/r\fnибозн

dbit Н аименование ти пмарка т № №  Ш £-ёА При меч
Спец и ерика ц и Я

Л/7Р79/щ

Автоматизация дрен черных, систем, Типовой проект Альбом Аист
Схема внешних соединении 2G4 - J2-/S& {// РА-77
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П л а н  к р ы ш и

© ©

82П р и м е ч а н и я
i 4*Я малниезащитЬ/ Зуанир рроклады&ое тс /  металлическая сетка 
иЬ сталь ной проволоки <Р 8мм Размеры рческ сетки указаны на чсрТсЖе 
Чз/гы сетки соединяются при помощи сборки 

£ выступающие части кровли /вентиляционные шахты) во изЯеуЬоние разруше
ния молнией защищаются малниеприемникаму выполненными из стальной проволоки 
Ф&мм Соединения малниеприемников с металлической сеткой выполняются сборкой 

54л$ присоединения молниезащитной сетки к электродам заземления выполняется 6 
такоетва дав из стальной проволоки Ф8мм контуры Заземления выполняются 

комбинированными, состоящими из ёертикально забитых 6 землю стольных электродов 
Ф-/Ямм длиной ?м, соединенных горизонтально проложенной 6 земле на глубине 0.7м, 
полосовой аталбю  40х4мм

4 &ыбор типа и количества электродов заземленуЯ произведен ду/ условного грунта/суглинок/ 
с удельным сопротивлением /х/Очом смгцуточнЯ&п<Я при приёме проекта Сопротиёление 
растеканию тока каждого конТура заземления неуолЖно превышать влюбое время года 20м 

?4л? проверки величины сопротиёленся растеканию тока заземлителей предусмотриёаняср 
разъемные соединения [см данный uepmefij, Которые необходимо выполнить на всех токоотво 
дох на высоте /.Ям о т  земли

6  П Ъ к о о тв о д ы  З а щ и щ а ю т о т  м е ха н и ческ и х повреж дений с/ШяЬными уголк а м и  22x22x9м м  н а  

/.4м о т  поверхности земли
7 дее монтаЖные pd&ombf выполнить в соответствии с ПЧЭ, СН20269

таблица выбора ЗаземлиТелеи

разъемов токоотводов

<©

-сфэ- И г * -

Врунт
фелМае
лянисгрунта/ом. см)

ШемШЬ46 ytOAKol,

стали

> саепяшб
сталью
Ц?Ш

длина 0.6-101 - 1
Селянок !.Ю1 9 г
Чернозем 2.Ю4 9 1
Супесок tt./Qi /2 4
Песок HOI /в 2

Ч сло ё н ы е  о б означения

Условные
обозначен 1 Наименование

Металлических сеТка
___II__ Металлические/

т о к о о тв о у

•------- Стеруслебои заземли- 
телб иЗ круглой стали

□ Молниспри емник

7 и/ааЗа стальная черная под шестигранную гап)Ку ГОСТ
шше ШТ 24

6 байка черная 1шестигранная) Тост
ЗШ’П ШТ /г

2 болт поАучис/ый с шееТисраннои гайкойр 12 №у*Ш№ ш Т /г
it Столб круглая Ф/2мм гост т о  7! ”/кг sa/fk
} Проволока столб нар Фдмм ГОСТ

гЗЧо 7/ м/к* 4a{i64
г Столб полосоваХ 4охУ ГОСТ

юЗ-97 *1кг Я/N
i Столб угловая 29x22x3

Гос/ 
8f04 73 м/кг tyo

нип/п Наименование материалов ГОСТтип £3UAM koAui ПримеЧ.

С n eufUcjoafcctcyap
Н7019/Щ

1916
Сельский дом культуры  со 
Зрительным залом на }ООмгсТ Молние. Защ ите/

[Пи повой проект
гео-/г- /55

flnbSoM
Ш

Лист
Э Н в
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С о с т а в
слаботочной ч а с т и  п р о е кта

н
п|п Наименование чертеж®

И
листа

~ п
страниц

4 Состав слаботочной части проекта, 
технические указания С И 82

2 технические указания СУ-2 83
Э Спецификация оборудования и основных 

материалов Ы-3 64
Скелетная схема слаботочных устройств 
Условные обозначения СМ 85

5 П лан, возмещения оборуЭоВания раЭиотрансля- 
uuoHHOu истановки. _______ СУ-5 ьь

б блок-схема кабельных соединении радиотранпя 
ццоннай установки ________________ Г__ И-Б 87

7 кабельная таолииа рааиотрансляиионнои 
истанобки___________________________________ Cil-T 88

8 План слаботочных сетей подвала СУ-б 89
9 План сла5оточны® сетей ^ э т а ^ с а - 8 

ОСЯЖ J  - Г _________  , ________ , СУ-9 90
40 план слаботочных сетей 2^ этаж®  Б 

осях „л- г'1 то 94
44 План слаботочных сетей 410и 2W этажей 

в осях „Г - п" СУ-44 92
42 Пожарная сигнализация схема внешних соеди- 

нений Спецификация Скелетная схема СУ 42 93

43 переходное устройство для включения микро* 
фонных кабелей СУ-43 94

44 Щиток с разъемами для радиотрансляционной
шранрвки,___________ ^ _____________________ С УЧИ 95

45 Подпольный шкафчик с?™ микрофонными 
разъемами СУ-45 98

46 Шкаф слаботочных устройств С!Н6 97
47 Кронштейн для установки звуковой колонки СУ-47 98

трубе диаметром 409мм предусматриваемой архитектурно* 
строительной частью проекта 
ёмкость кабельного ввода -40*2 Парка кабеля должна 
решаться проектом внешней связи 
Эля подключения телесронны» аппаратов на 21,1 этаже 
в монтаэ|сном шкасру слаботочных устройств устанав
ливается телесронная распределительная коробка т и п а  
кртп -40

Устройство монтажного шкафа предусмотрено В архи
тектурно - строительной части проекта 
Абонентская проводка к телефонным аппаратам прок- 

ладыВается 6 стояках и о ткр ы то  по стенам проводом 
марки ГПРП 4*2*05 телефонный с т о я к  выполняется 

стальной электросварнои трубой 

Песта установки телефонных аппаратов указаны 
на планах э таж ей

11 Электрочасофикация
Первичные электрочасы ти п а  ПКЛЗ'24 устанавли
ваю тся  в помещ ении звукоаппаратной  на 2 аэта* 
Же

патривается архитектурно-строительной частью про
е кта  Вертикальная прокладка по стоякам выполняет
ся проводом марки п т п Ж  2*4.2 Б стальной электро- 
сварнои трубе
Распределительная сеть - скрыто 8 слое штукатурки 
проВодом п т п Ж  2*4.2 В качестве  оконечных устройств 
используются розетки с плоскими ко н та кта м и  типа 

У-86РП
Радиорозетки устанавливаю тся  в металлических под- 
штукатурных коробках ти п а  кп-й с декоративной крыш 
кой У-69ЛМ

О тветвительны е универсальные коробки тип а  УК-2П 
размещаются на каждом gmaofce в шкафах слаботоч

ных устройств, ограничительные типа  УК-2С-вместах 
ответвлений к комнатным проводкам 
трассы абонентских проводок и места установки громко 

говорителей, ти п а  0.25 г з -fi приведены на планах этажей

!¥ тел е  видение
Эля приема телевизионных передач в здании оборудует
ся телевизионная сеть  На крыше устанавливаются 
телевизионные антенны ЛГПВК

т е х н и ч е с к и е  указания
Слаботочная часть рабочих чертежей сельского дома 
культуры со зрительным залом на 300 мест разработана 
на основании утвержденного технического проекта и 
архитектурно - строительной части проекта 
Проектом предусматривается 

4 телефонизация

В помещ ениях дома ку л ь ту р ы  устан авл иваю тся  
вторичны е электрочасы,
В качестве о т в е т в и т е л ь н ы х  коробок используют 
с« универсальные коробки т и п а  УК-2П 
Электрочасовые проводки выполняются проводом 
марки ПРППМ 2*42 по стенам скрыто под ш тукатур
кой и 6 стояках

К о н с тр у кти в н о е  выполнение антенн, в зависимости о т  
числа принимаемых каналов и ча сто тн ого  диапазона, 
выбирается при привязке проекта Электрическое сое
динение антенн разных ч а с то тн ы х  диапазонов осу
ществляется в коробке срильтра сложения сигналов 
типа  К Ф с т -iy телевизионная сеть выполняется в 
стояке  совместно с радиосетью коаксиальным кабелем

2 Электрочасосриксщия
3 Радиофикация 
А телевидение 
Ь Збукофикация
6 Автоматическая попарная сигнализация 

I  телефонизация
ГПелефонная сеть здания включается 6 телефонную сеть 
Министерства связи 6 соответствии с техническими условия
ми Ввод в здание выполняется кабелем в асбестоцементной

Ё Радиоф икация
В здании дома культуры оборудуется внутренняя рас
пределительная сеть , которая подключается к радио
трансляционной с е ти  М инистерства связи 
На крыше здания устанавливается трубстойка ти

па PC-I габаритом 0.8м
Опорное крепление для установки  трубстойки,предис-

марки РК-75-И5 с установкой распределительных коро
бок ти п а  крт-Б в шкасрах слаботочных устройств 
Эля электропитания унифицированного телевизионного 
оборудования Уто переменным током напряжением 220В 
электрической частью проекта предусматривается уста
новка штепсельной розетки

Необходимость установки Уто  определяется в привязке 
проекта ю о * 9 / й

т
Сельский Зон крьтуры со зрительным Состав слаботочной ча с ти  п р о е кта типовой проект альбом Лист

залом на 300 мест те хнические  указания 2 M -/2 -/S S ш СУ-4



Звукосрихация
Звукоусиление со сцены зрительного зал а , 
оркестровой ямы и гимна ш и  ясского зала , of
также музыкальное сопровождение спектаклей , 
концертов и транс ляция танце бальных программ 
предусматриваете я с использованием двух

родиотронсля ционных уст ановок типа ТУ-50м 
Радио транс л я у  и он н о е  о б ор уд о ва н и е ра зм е
щает ся на 2 м этаже в  помещении звуко -

jаппаратной

Радио трансл я у  ионная у ст ановка  позволяет
проводить п ер едачу с  микрофонов динами -

яеского типа, звукоснимателя и трансляци
онной сети
Коммутация микрофонных линии обеспечивается 

при помощи щитков с разъемами) а коммута
ция выходных линий в  зрит ельны й зал  
и на с ц е н у , вестибюль, фойе и спортивный 

зол -  линейным щитком 
Контроль п ер е д а ч и  о сущ ест вл яет ся  

посредст вом  контрольно ю  громко говорит ел  я
Сеть звукоф икации предусм от рена на 
п ер едач у  з в у к о в о й  частоты напряж ени ем  
30 вольт
Микрофонные линии выпои н я юте я  кабелями 

марки КММ~2 ; КММ-б и КММ-7,
сеть збукоеринации - кабелем марки прппм 2*1.2/ 

цепи коммутации радиоузла ~ кабелем марки

РВШЭЧ Микрофонные линии и линии сети 
звукофикации в пределах сцены, зрительного

зала, оркестровой ямы и звуко аппаратно и  
п р ок л а ды ва ш с я в  стальных водогазопровод -
ных т р уб а х , а в остальных местах -  8  
электро сварных трубах
8 предел ах  ф ой е и В ест и бю л я  л и н и и  
зв у к о ср и к а ц и и  п р ок л а ды ва ет е я по стенам  

jту штукатуркой
8 кач ест ве и зл уч ат ел ей  ак у ст ич еск ой  
мощности прим еняю т ся звуковые колонки 
типа /5 ХЗ-{ (на МВт)

План располож ения оборудования, блок-схема 
кабельных соединений и кабельная таблица

радиотрансляционной уст ановки приведены  
соот вет ст венно но листах СУ-5, СУ-б и 
СУ~ У)  места уст ановки звуковых колонок 
на листах СУ-9, СУ-11
все металлические не mono ведущ ие части обо 
рудования радиотрансляционной уст ановки и 

электро часосрикации подлежат заземлению

Ю Пожарная алкали щ и  я 
Настоящий раздел разработан на основании 

архитектурно ~ строительной части проекта, в  
соответствии с „ Рекомендациями по приме нению  

электрической пожарной сигнализации' и техническими 

у с лови я ми В МСН ~14-?J
Система электрической пожарной сигнализации 
предназначена для централизованного обнаружения 

загорания и сообщения о месте его возникновения 
на пункт наблюдения* б качестве приемно го

8 3

устройства в коридоре на i * Этаже предустривает ся 
установка концентратора малой емкости „Комар-Сигнал 12АМ* 
фиксирование си гналов осущ ест вляет ся  одн овре
менным включением обще ст анционной за м п ы , 
номерных зам а, при своенны х  каж дом у з у ч у  7 
звонком и счетчиком

Питание концентратора -  от сет и перем енного тока  

8 случае пропадания н а п р яж ен и я , автоматически 
включается р е з ер в н о е  питание от другой  группы 
перем енного тока ч ер ез  выпрямитель КВ "2йм 

Ь кач ест ве пожарных и зв ещ ат ел ей  прим еняют
ся  тепловые извещатели типа ДТЛ 

Датчики уст ан а вл и ваю т ся  на потолке защ и 
щаемых пом ещ ений на р а сст оян и и  не бол ее 2мет
ров  от ст енки и  й метров м еж ду собой 

Монемтские сети -  проводом марки ТРИ 1x2*0 5
открыто с креплением  скобами и скрыто под 

jштукатуркой

Общие указания
Работы по монт аж у и эксплуат ации слабьте ч -  
ный уст ройст в и сет ей  должны выполняться в  

строгом соответствии с действующими правилами и 
нормами министерства связи ссср

W 6
Сельский дом культуры со 

зрительным залом на JQQ мест___________ /Пехмические указания

_____________________ N70/9/ф
Шиповой проект Л Львом
J t  2C4U2-JSS jjj

Лист
СУ-2
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% Наименование

тип, 
марка

%
urn

КОЛ Завод - 
изготовитель

ГОСТ Примечание

1 2 3 У 5 6 7 ____ L - . ---------------
телефонизация

/ Лппарат телефонный ТКН~ 70 шт 3 тел&ранньш 
з-р г Пвомь

г К/и/трлннг1 Целе/ронная распреде- КРТПЧО 1 з ~9 Гром связь 2. Ахтыокп ГОСТ _  ~ ЙЛ95- 67
4 Шкаф слаботочных устройств /

изготовляется ^  чвпгвми лист СУН6_ __
4 1!15?8$1

ныи с медными жилами и поли' отплеил Ап Л имляииеЦ.
однопарный ТРШ* 2*0.5 м 250 ГОСТ6У36-65

5 кабель телефонный в поли ~
этиле но бей изоляцией $ поли-
винилхлорид ной оболочке с меоными жилами ТПП 10*2*05 -и— 25

6 труба стальная электро"
сборная с наружным диам 69мм м 30 гос?ЮТЫ/-5.3

7 !Т1оже оиам 32мм 10
8 Юош оиам 26мм _. - 5 _„_

Электро чс/сосрц н а ц и я
1 Часы электро перво чные ПКЛ 3-26 шт / з-д эл часов г Аенин?рну ГОСТ П 12-58
г Ыок питания 5П 24-1 — 1
3 Часы элекгро бгори чные М-300-24-2кх 12 тоже тоже
* тоже М  400-24-9* — 5 —  — —
5 корпокв у н и в е р с а л ь н а я  о т б е т -  

б и т е  льна я .. УК'20 15 з-дпромс$яЛ г ЛхтыокП ГОСТ ~
н а м -62 ,

6 Коробка порштцка тарная K f l- i — V — 17
7 Кобель с медными жилами б

полиэтиленовой изоляции mm г*1.2 м 300 а  16-58504510

в труба стальная элетросбарная
с  наружным диам. 26мм м 10 ~ im --тми-63

9 то Же диам 32 мм и 15

Радиофикация

1 трубо стойка P C - 7 шт 1
Тос?

8 7 1 5 -6 8

2 трансформатор абонентский Т А Г - 10 т м ~ Г~ 1

3 Зромкоюворитель абонентский 0 .2 5  Г Д - 5 17 7 ж Г —  
5 9 6 1 -6 6

4 розетка шгепсельная с плоскими
контактами У- 86 Рм —Ч — 17 СТУ

109241-62

5 Крышка декоративная 4-89JM 1 ~ 17
6 Коробка универсальная ответ-

бите льна я для ваоиотоансля-
уионных линий УК-20 -3 ГОСТ

10040~ 62

7 Тоже, ограничительная У К  2С -11 — 14 "— ц —
8 Коробка подштдкатурная КП-4 ~ н~ -17

1
9 Провод трансляционный с

3 4 5 6 ; 8
полиэтиленовой изоляцией пт ПОП 2*1.2 м £50 ГОСТ  .ffioxh-* JC10 Провод для радиофикации _ /Ш У  w

атмосферостойкий одножильный Л.8Ж 1*1.4 1011 Проволока круглая диаметром 8мм м 5 fb/iQe- fi/i Об а илЛНШ> fA ШНГЫ12 Труба стальная электросборно я §иам59мм ~9~ 10
77110*7 \JU

ГОСТ
утл АМОЛПищвОО (Д§и f V*

/3 Тоже, 25мм 15
т/цу-о-э

Звуке фонация
1 Радиотрансляционный узел \75-50м к-т 2

2 Магнитофон Тембр-2* шт 1
3 Микрофон динамический М&- 66а i/-~ 8 \-------------------------- -
4 тоже Ш-5221 -  - £

I- - - - - - - - - - - - - - - - -

5 Стойка микрофонная 115-13 4
6 Колонка звуковая 15КЗ-1 7 moujh 10 Sm7 Кронштейн для звуковой колонки 7 см лист СУ 17
8 Розетка штепсельная \РШР-1 ~и 3 мртя- 4&Н47 67
9 коробка универсальная огра~ г ничительнбя _______ УК-2С “Т ~ k

tAiTklpKH
f ГОСТmini-69

10 То асе, ответвительная УК-1П —» — 3 — * — то асе
И Щиток с разъемами i см лист СУ /4
12 подпольный шкафчик с 2 ми к - 

МФйнншш__ разъемами__________ 7 См лист су 15
13 Разъем штепсельный( микрофонный) ШРЗ-РПЗ 9 для подпольных~ ujrnmvijxn л
14 переходное устройство для бклю- чения микооаюнных кабелей 2 см лист Су 13
15 кааель с, медными жилами с /шли- этилежвой изоляцией_________ ПРППМ 2*1.2 м 350 u's.'-myrmтЗХш/яШ
16 Кабель микрофонный кмм-2 ~ч~ 200 ТЦ-/5-06- 4U9- 5р
17 тоже кмм'5 IDO
18 кмм 7 5 —
12 провод 5 резиновой оболочке 

экранированный______________ Р8ШЭ-1 ~11 5 ~гШ5783-69
20 Кабель силовой ХНРГ'500 __ ПС ~н ~ 15 гост4ЛЛ- 73 для заземления
21 труба стальная (бодогазопроводная 

_____________ 9Ш/м 59мм_______ м 2D ГОСТ
3162 -16

22 томе 47мм 60 тоже
23

г131Г ~h ~ 2D
24 — '/ —  26 мм 70 — 9 —
25_ Триба стальная электросварка я оиам 2£мм -7/ — 10 ~~7оП-----10704 -63
26 мтоматичЪская про/пиЪопЬЖар- пая заслонка r  г 53Ш шт, 1 J-Q* KUHOn 1‘ 

f кийЛ из кьмпАзкта 
МШ21 Злекгропитатшее истройство 12ЭПУ-1 ~Т~ 1 //

/Телевидение

1 Антенна приемная телевизионная А78К щт г
2 коробка фильтра сложения ' телесигнал о к К Ф С Т -  (/ ~у — 1
3 Коробка распределительная КРТ-6 — у— 2
± _ Унифицированное телевизионное обо -  оцрпбание S коописе КТУ-4А ЧТО -Ц — 1
5 Кабель коаксальный рк- 75-4-15 М 10 ~Ш1

11326-22-71

специф икация
сигнализации

Примечание
на оборудование и основном 
см , лист СУ- 12

м а т е р и а л ы  п о  п о ж а р н о й

/ / 7 0 / 9 / а ?

1916
Сельский/ дом культуры со Спецификация ойорудобания и (Пиповоц проект Лльбом Лист

зрительным залом 
на 300 мест основных материала 6 J 2 2С4-/2-/55 Ё СУ-3
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Г УПруЬостойка радиотрансля
ционной сети
Радиотрансляционный узел 

Могнитосрон 

- G D -  ГПранссрорматор абонентский 

r j  ЭлектроперВичные часы

УслоВные
Онтенны телеВизионные 

■ приемные
(g ) Коротко фильтра сложения

тмВизионных сигналоВ 
У н исрицироВа иное теле Визион - 
ног оборудование о корпусе *7-44 

1 Н ЗВукоВая колонка
0 )  ЭлектроВторичные часы

/ /
0  Щелесрснный аппарат АТС 0
/ \  Розетка штепсельная радио- 
^  трансляционной сети гх 
C Y  КороЬка распределительная ^  

кагпно телевизионная j— —л
/Л Корейка телесронная pacnpe-\LJLJ\ 

С— делительная с указанием количество занятых пар

ПроВода и каЬели В стояке 
напраоляющ, одержи Вниз или1 снизу срерк1̂ 7 
Кородка отВетВительноя 
(универсальная)

Коробко ограничитель
ная (униВсроальная)
Разъемы никросронные - 
В подпольной короЬке ,

ПроВод молниезаициты
КаВель телеВузионной сети прооада сетей радиовещание и зоикосЬикаиии KabeA микрофонных линий
КаЬель телефонной сети
ПроВод телефонной сети 
ПроВод $лектрочасаВри

Л/70/9/7)
Сельский дом культуры со Скелетмая схема слаботочных устройств УслоВные ГПипоВоЪ проект йльЬам Лист

ш зрительным залом на 3DD мест обозначения 264-)2-759 ф с у У
----- t /
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Р а  5 p c 3 ПО J  -2

Е Ь ы к о п ц р о ё к о  U 3  Л Л 0 Н 0  J !  Э т а о / с а  

М  Г  2 ?

Э к о п л и к а щ и Я  о б а р ц д о б а н и Я

ЫН
М3

Наиренобони e 1Пип £дин
изм

к-ёо Примечание

/ Магнитофон „тсмбр-э" Компа I

£ Микрофон шт 1

? Радиотрансляционная чстаноёка ТЧш?0м К омпа г Входит ёсое-

4 Линсаны и щ и то к ш т / т а  ё обору до-

f и зм еритель ли н и и ил-9д и / бани? гранслЯчи
6 8 ром когоборителЬ /Огр л -Я П / аннай установки

7 Щ и то к  с разъемами а 4 jyfQhM ли*Г СУ'Ц

e Олактроперёичнн/е часы Пкл }-гЬ КампА /
7 Б л о к  п и т а н и й 5П-24-/ ш т /

/О
Переходное устр о й ств о  л/z Элл 
6/слючениЯ хшкоаерамнь/х Кабелей-* н / см.лист СЧЧЯ

// Щ иток силоёой о ёолЬгтеТрам но£Щ _ // /
/трФдупматриОеМНЛ
е е я в м я ш * ,

/2 Щ  н а  ср длр  и  н а тр у  м ента и /

n С т о л и /

/4 С т у л и 2

*
Смотровое орно с  противопожар
на и  ЗаслонкоС/ Ядии // /

wcamoSpub на. 
ЗЯ̂ конем* г Кие€

/6 Электропитаю щ ее у с тр о й с тв о /гэпчч /1 из комплекта
Л73Ш

П р и м е ч а н и я
/. ПроКладко проёоуоё улр оборудована/ зёуКофикаи,ии 

и Электрочасоо/Ьик.аи,ии ё помещении гёулааппаратной 

произёодитср & стальны х 6одогазапроёорнь/л труба* 

с на ручным диаметром ?2мм и 2€>мм, /щ стен а  

£ Блок пи та н  и/ БП-24~1 и/отанаёла ё а е тс/ род электро- 

псрёиЧными Часами

}  П и т а н и е  Э ле к тр о п и та ю щ е го  у с т р о й с т ё а  /2  Э П У- t о а /щ е с т- 

ёлретср о т  си ло ё о го  щ и т к а  т и п а  Щ К -!/ п  

4 На силоёом  щ и т к е  Щ К -/Я п  ё м е с то  с ч е тч и к а  у с та н а ё л и - 

ёа етср ё о л ь тм е тр  переменного т о к а  с о  ш к а ло й  Q -£ fQ § .

N70/9/ш

/976
С е л ь с к и й  д о м  к у л ь т у р ы  с о П л а н  р а з м е щ е н и я  о б 'о р у д о ё а н и /  р а д и о  т р о н  - ГП и п о ё о и  п р о е к т Л л ь б о м Л и с т

зр и те ль н ы м  го л о м  н а  / 2 0 м е с т с л UjU o h h o и  у с т а н о б к и  ё  д ё у к а а л п а р а т н о й 2 6 4 - /2- tS S ш c i - f
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О т радиотранс
ляционной сети
?0 ё  { см лиеГСУ-V)

|1II5* fк !Га II
J7 инейныи щ иток

Перь/! гребенок переходных 
устройств с обозначением„Э" 
слуфат длр подключения 
ЭКраноё микрафонны* taSaxu (Цит̂ млИ.г

с  разъемами

Jh Зрительный зал 
и сцена

Яг ЗеотибюлЬ

/776

Примечсти я
/ Э ле к тр о п и та н и е  о б ор удования р а д и о тр а н с ля ц и о н н о й  у с та н о в к и  

о с у щ е с тв л я е те #  0/77 силового щ и т а , к о то р ы й  у с та н а в ли в а е тс я  

в  зв ук о а п п а р а тн о й . Подклю чение силового щ и т а  к  Э л е к тр о с е ти  и  

уста н о вка  ш тепселЬны х р о з е то к  предусм атриваете^ электрической

частью п р о е к та
2 П ла н  располож ения о б о р удо в а н и я  см, л и с т  С Ч - 9  

}  кабелЪмаЯ т а б л и ц а  с м  л и с т  С У ~ 7
4 Переходное Устройство л// устанавливается на^Этаф е /см листы СУ 4- и CV-//J

Ъ

!

лз Фойе

Лу вамносГиУ Зал

40
«о

а

л/70/9/*П

С е л ь с к и й  д о м  к у л Ь т у р ы  с о  

з р и т е л Ь н ь / м  З а л о м  н а  ЗООмесТ

Б л о к - с х е м а  к а б е л ь н ы х  со е д и н е н и й  радиош ран  

с л Я  ц и О Н Н О  й  У с т  а  н о  ё к  и

ГПиповай проект
2 9 4 - /2 -  /SS

Лльбомш Лист
СУ*6
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г а г -
Uerieu Назначение цепи ____ H lg g p j ;а Марка и емкость 

каВеля
КОЛ
Ш Л iffcKam

ГЩ ая”
Элинам

1 посоВ 
пооклаЭки ПримечанияОт 05------------

\ Микрофонная линия пикрошона Ai презиоиумо Лерехооное .. устройство М КИМ-2 4 — — 3cmwifpH^u &PO0CU30-
про&оЭнои тоиВе Учтено 6 линейной част

2 ГЛо э[се тщ<рбтона7?президиума КИМ-2 1 1 — — -------»------ ------ 1 -------

3
---------------------------------------- 1пикрошона М ооатооа — 1 — КММ-2 4 — — -------и —

У —  „ ------ микрофона nz оратора — и — КИМ-2 1 — — ------ * -------

5 ------- „ ------- микрофона аЧ планшета сцены
--------------------

КИИ-2 4 — — ------ //------ "
Б ------ „ ------- микрофона яй планшета сиены ------*— КММ-2 Т ~ — — ------ и------ ------- 1,-------

Л ____ | ------ 1-------- микросррна а!з планшета сиены — — КМИ-2 4 — — -------Й------ ------- //-------
'в ----- и — КММ -2 4 — — ------- „ -------
9 ------ „ -------- ------ г,---- КММ-2 4 — — --------//----- --------//------
Ю -------„ -------- S S T КММ-2 4 — — ------- * -------
н ------- „ -------- переходное Г! устроистБодМ — // — КММ-5 4 — — ------- „ — ------- *-------
12 ------ //-------- ------и — ------и---- КИИ-5 4 — — -------„------ ------- i ------
43 -------/,-------- ------ и---- ----- к ---- КИИ-7 4 — — --------//----- -------//-------
4к -------л-------- ----- и — ------!,---- КММ-5 4 — — ------- //----- ------ //--------

15-20 -------и-------- переходное |А устроистбо Н2 Щиток /11 с 
разъемами КИИ-2 в 2 42 --------, — --------/,------

21-24 --------„ ------- ------„ — Щ иток Н2 с Разъемами КИИ-2 k 2 3 ------- , ------
25-26 ------ „ -------- Щ гп о кЖ сразъемами Г гП У '^ О м м --------

>ХО0Ы М? и М2 КМИ-2 2 3 В -------- / ,—
27-25 ------ //-------- —  / ,— д а ж - КММ-2 2 2 к -------- и------

29 Входная линия магнитофона ----- и — РЬШЭ-1 4 5 S ------- // —
30 ВхоЭная линия ТУ-бОм /Н

щиток /14 с разъемами ГТ1У-ЯВД „ПР-Г PBW3-/ 4 3 3 ------- //-------
3< ВхоЭная линия ТУ-50 /42 ------ // — m s -s o n /й .п р м " PBW34 4 3 3 ----- - - -о------
32 Угодная линия магнитофона ----- а— /пепвр-2* ,Бых" РВШэЯ 4 5 5 ------- а -------
33 ЗхоЭная линия магнитофона -----и ----- „тембра" X p b w H 1 6 Б ------- п-------
гн ВылоЗная линия ту-сом л/-/ ГПУ-50Ма/У ОбШ. Линейный щиток ПРППМ-2*<2 4 к <1 ------- н------
35 Выходная линия ГПУ-50П л/2 ГПУ-50П/1230В ГПо э(се ПРППИ-2«У2 4 5 5 — // —
ЗБ БыхоЭная линия ГПУ-50МЛ? тиом /М овщ — и — ПРППМ-2‘ <2 4 к н -------1, —
37 Выходная линия ГПУ-ЗОм Н2 — и — ПРППМ-2Ч2 4 5 5 ------- //-------
38 ЬхоЗные линии тУ-5П WWY.2 глупом ^,2 тр PIT? линия ЗОБ ПРППМ-2«<,2 4 % Ъ ------- II —
39 Линия электропитания 2206 rm-sondl 220$ Розеткаштепсельная 4 — — -------- II------
НО ГЛо э(се тШ П/12 220$ ------ я — ------ /  ---- Т ~ — — ------ 1, —

1 moofce
« -------- а — У п т 5 р ¥ Ш Г ------- и — ------ //----- 4 — — -------- II — ЬхоЭит 6 комплект 

магнитофона
У2 Wen и коммутации ^аУъе/ittu щиток ili с разъемами РВШЭЧ 4 — — ------- -II------
УЗ ГПо э|се оУзъемами0 — и — Р&Щ9 т 1 4 — — — —
УУ Заземление Аппаратура WuhU закмдения, кинопроекционной Л Н PZ-500 4*6 4 45 45 открыто по стене

Д ^ щ и ^ с ш и ^

■f блок - схему кабельные соеЭинении си лист СУ-6 
2 ГПехнииеские указания см лист СУ-2

а/7019/Щ

т
Сельский Йом культуры со 

зрительным залом на 
300 мест

Кабельная таблица радиотрансляционной 
устано&ки

ГПипоБои проект
264-12- /55

альбом
•Г1

Лист
СУ-7
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СслЬскай дом кулЬтуры со 
зрительным далам Hot ^00мест

П л а н  с л а б 'о т о ч н ш  с е т е й  п о д  б а л а

____________________N70/9/ф
ГПипабай проект ЯлЬ&ом

264' 12- /55 ш

8 9

Лист
с У -0







Сельский дом ку л ь т у р ы  со П л а н  с л а д  с т о ч н ы х  сетей iu  2  эт аж ей ГП и подои проект ОаьЗон Лист
/97Б зрит ельным залом на 

3DD мест
осях „ Г ' -  „П " 264-12-/55 III СУ-11



в пени фи к aqua о6ор*ыбо6е!нас1 
U основных материалов

Сзсеио Биешниж соединении позорной сигнализации

м

И а именование тип,MQpto20cT а
лам. К-во

4 г - з . -А_
/ /Тои̂внтратор талой емкости о мар, вагиал-Лкшт i
1 Выпрямитель Кв-2<1м-п- i
3 Светильник сельсшоэяйственньш ЮС-75 -и— i
4 Сирена сигнальная СС-/ -я- i
5 Датчик тепловой дтл -и- 16
В Коробка ответвительная ко-/ -и- /0
7 Тр$5а р ез инобая, 5ианН6мт м 15
9 Металлор̂габ Зиам. 25 мм РЗ-Ц-Я-л— ZD
3 Кабель телефонный 40*11*0,5 топ -//— 3
<0Яровой телефонный ■/*2*13,5 трп -if —360
// Про Вод t/ста побочный пвМ -гг— /0
в ВаЗель силовой nm*k -л- 25
is То же ЛНР23Й— If — 20
in Коробка телефонная распределительная ЙРТП-УОwm /

<$— ---------ф

С к е л е т н а я  с л е м а

£
D
i~
№

N

p ( S ^ — — ф г / . гч

! j ^ — —

*
о
E
*n

1 к р т п ^ о Г |  _J:

f i f f  i z L ^ - v *  
J f e J j  = § * = & ,

^ л н р г з й  1

и
a o

о
JBS

V /  j j i o  
Ч & - ------------- ----©

Услобяые обозначения

&

Прибор Пожарной сигнализации „Комар- Сигнол-42 Ам" 
Датчик тепловой тина Дгп/1 
Сети пожарной сигнализации
Выносное Сигнальное устройства

т Петый дш шьгуры со зритель 
ным Залом на300 мест.

пожарная сигнализация.
Схема Внешние соебинении. С пециф икация  
_______ Скелетная а я е м с г _________

шповой проект 
« -< 5 5

Л 70/9/Ж
Яльеом Jlucm

И-№



Общий 6 u q  М I 2 Разрез по Л ~Я м I 2

9Н_

РазЪертка коэ/сцзса и  I 5

В т у л к а  N 2  f

4

/5

9 Ш уруп 3 * 3 0 ГОСТ //46-70 - и - к
8 Шайба 3 ГОСТ 11371-68 _ _ к
7 £ а и к а  м з ГОСТ 5915-70 -и - к
6 Б и н т  м З * / о ГОСТ /476-64 к
5 Б и н т  м Э *6 0 ---- 11-----и ---- — Z
* В т у л к а т г Я Ш Л -Н1- Z
3 ^ р е б е н к а ППк е.39'002 - к - 3
2 К р ы ш к а — „ — „ — 1
1 К он сул : лист ГОСТ 513р~Т1 

S  2пп СтЗ ГОСТ635-S&ш т 1
tfn Н а и м е н о в а н и е rootматериал ё3ufn к-8оТёГ1шг(кг)2 5

С п ец и ф и к ац и я

У  70/9/Л

/9 7 6
С е л ьско й  дом к у л ы п у р ь ;  со 

з р и т е л ь н ы м  з а л о м  
на 300 м е с т

Переходное у с т р о о с г т б о  для Включения 
микрофонных кабелей

/ПипоВои проект
264-/2- /SS

J/л ьб о м
т

Лист 
СУ-13
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*
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JL

Щ и т о к  с разъемами Ш  2 

360

Д етал ь  поз /̂ 3 Н ( 2
360

*
6 с

г Г ' Ч ,  (С

>тв М3

Л
л \  ( ?

/

^  ( А
К  Л
■ \\  ( К

— t

w s A d  ^

(72

\  4 : A d

(72

' X  U i j  

Х з ь

—ТТ~ )—

Х#3 0

<У- - < Ь  -€>-

д е та л ь  поз л/5 М J 2

ж :

270
ЗАО

Роаоеэ поЛ-fl ги 2 3? етолЬ  поз /Л М < -2
9 5

2от8 <К5

. a d
± J ^

Д е т а л ь  п о з  а/В М 1 2  
звсГ

(8Р

Примечания:
1 Заготовки сте н о к и дна к о Dfcyoca с ги 

б а ю тся  по пунктирный линиям и свари
ваются точенной электросваркой

2 Развертку о тверсти и  панелей с те н о к и 
дна кож уха  производить совместно

3 Шурупы для крепления щ и т к а  Б&инми- 
в а ю тс я  на спиралях

4 После подгонки деталей сварные швы 
зачистить, щ и то к  зашпаклевать и кра
си ть  два раза светл ой  эмалевой краской

-5 Надписи на планках гравируются г обрат 
ной стороны и заливаются черной крас
кой

Б Спецификация составлена на -(щ и то к  
По данному чертежу изготовить четыре 
щ итка 

bomb HS

13 Шай5а 3 гостт-ss -Hh- 9
12 Шуруп MW0 го ст ь-к -91- 9
н б и н т  М3х5 стопорны й гостт-вч 6
ю Винт М2‘ 6 tOCT4WH2 2
9 Бинт ПЗх/о гостт-io —(1 —18
5 Планка для надписей (ЗЮ*Ю*2) орг стекло -HI- 1
7 Нижняя с те н ка  кожуха (<Имм) Cm 3 —II- 1
6 Верхняя с те н кч  коь(суха (<Г=7мм) Cm 3 —/1 - 1
5 рно ко ж у ха  Of *2 мм) C m  з -/1- 1
k боковая с т е н к а  (150*100*1) cm 9

■ £*{мм. -II- 2
3 Панель cm лист 

s2ww. -II- 1
2 Фланец c m  3 - I I - 6 W$ 0.9
7 Разъем штепсельный ШРЭ-РПЗ turn 6
7ПГп|п Наименование гостпатеоиал И ГU3M K-&0WiwmК

С п е и и ф и ка ц и я

//7 0 /9 Ах]

У976
Сельский Эом культуры со зритель Щ и т о к  с разъемами для радио типовой проект альбом Л ист

ным залом на эоо мест трансляционной у с та н о в к и 2 6 4 -  / 2 - / S S lii СУЧУ
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Г
I

96

6иЭ по с т р е л к е  ,Л
206

ПоЭпольныи шкафчик с Э&gмя микрофонными разъемами
Разрез по f l- f l

П р и м е ч а н и я

барить шкафчик электродами марки ЭД2 d=3.25 
Ь поз *12 сверлить рт&ерстие Зля замка с&ерлом 
(ИООмм о заточкой поЭ углом ^5°
Спецификация составлена на оЗин шкафчик По 
настоящему чертежу узеотоБить 7экземпляров

9 Замок 4
8 Cm круглая (Ы&мм t*25 —it—У 0.02 0.02 Ручка
7 Cm листоБая 49B*fDtf*2 —n—4 009 0.09

6 Cm листоБая 495*49BtM —II—4 D.F20.52
8 Cm листоБая 20^4D(<T=3 4 0.02 0.02

к Cm угловая 20*20*3 —к— 2 005 0.01
одна пол icq
Ш Ш

3 Cm листоБая MW3Q,<T-3 —II— 4 0.36 Q36
2. Cm листоБая 496*448,f= 2 —a—2 0.3 0.5
9 Cm лнстоВая 366*9?0;<T=2 wm 0.65 0.85
л/л/
п|п НаименоБание &3

Изм К-Боwm Щ ц ПримечайPec Бкг

Спецификация
// 7019 /м

Сельский бом культуры  со ПоЭпольныи шкафчик с ЭВумя микрофон ГПипоБои проект альбом Лист
•1976 зрительным залом на зоомест ными разъемами 2С4Ч2-IS5 III CJHS
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Н и ш а  с и с т а н о Ь л е н н о й  арм ат ирои
м Г5

Разрез Н Разрез 2-2

КррссиоаЬон нее кольис

Cm яиинк 
Проб 0SHHH

’r p t f B h p b

Фасад Примечания.
1 Наст оящ ие чертей ды полнен на основании 

чертежа, разработанного институтом „ УкрниипераЖ- 
да н сел ь cm рой [„ Уза ы и детали инженерного оборудо
вания для сельского строительства4 Выпуск У 
слаЬотоиные устрой cm So 1912г)

2 Шкоср изготаВлиВается из сухой сосноёой древе
сины

3 Внешнее осрормление шкасра Выполняется Ь 
соот&етстВш с архитектурным осрормлением 
помещений, $ которых устанаВлиВаьотся шкасры

А Крепление шкасра осуществляется нр дереВянных 
пробках, Вмазанных Ь стену на алеЬастродон 
растёоре

Л/70/9/f?

197В
Сельский дон культуры со зри
тельным залон на 30D мест Ш каср слабот очны х уст ройст в Типовой проект

2ff4-/2~/S5
а  льдом

ш
Лист
СУ-16



%

Общий &ид
M h /O

ЛеталЬ под!

Ш Ц
М ГЮ

Д ет алЪ  п а з Л

М П

/ Кронштейн собирс/етср на сборке 

М  ест о сборки За чистц/nb.
2  К р о н ш т е й н  н и к е л и р о ё а т Ь  

9  Л н к е р н ь /е  S o  л т ы  М о д е л ь / б а ю т  ср  

б  с т е н у  н о  ц е м е н т н о м  р о с т б о р е

/ 8 Н у Х о б с р  к о ло н к и / г* Н
1 7 б о л т  8x20 С т а л ! » Гас7 7796-70 0.0/2 la t e

6 € д о й к а  М -8 С т о л б ГОСТ ??/?-70 0.006 a a te
в f Шайба 8 С т о л б Г т  900-75 0.006 0.0/2
ф 4 Л и к е р н ы й  б о л т Столб 9 f8 0.09 0.2
/ } колено T p y S o

столб на 2 960 * } 19
/ г Фланец Столб прокат- НОЯ толстолисто бой ____ _ ro cr?W -7 i /.2 /.2
/ / Ф л а н е ц

Ста* прмазттр толстрлисГобс/,2 гостпзн-7 1 /.? /.9

На/ Иаиненоб оние
О б о з н а ч е н и е
М а т е р и а л о в

а/ чертежа, 
те хн и ч е ск и е /и/Г О б щ и й П р и м е ч а н и й

]
BOiU у сортамент д а н н ы е  и  

р а зм е р ы В е с , кг
ц и й

С л  е й ,  и с р  и  к а щ  и / В е с б е з  о б о р у й о ё а н у р   ̂

с  О борудо ва н ие м  к г

т ь
С е р б с к и й  д о м  К у л ь т у р ы  с о  з р и  

т е р ь н ь / М  б а л о м  Н а  9 0 0  м е с т К р о н ш т е й н  д л р  у с т а н о в к и  д ё у К о ё о й  к о л о н к и
/Липовой проект 

264-/2- /SS
Я лЬ б о м

ш М -/7



II

ЫН
п|п Наименование че р те ж ей Меркалистаиномер

ЫНстраниц

1 п о ясн и т е л ьн а я  за п и ска , специф икация  
оборудования и м а т е р и а л о в КТ-/ 97

2 Расчет %?и£бэкр<Рн(Ре^ ЬМ0е0 зало '*гУчипРое* ч ии КТ-2 100

3 План р а з м е щ е н и я  о б о р уд о в а н и я КТ-3 (01

к Э к с п л и к а ц и я  оборудования. Кабельный Ж урнал KT-/f (02

5 М о н т а ж н а я  схема соединения оборудования «Т-5 105

6
схем а  внеш них соединений кинотехнологическо
го оборудования КТ-6 10//

7 с х е м а  В неш них . соединений звуковоспроизводя
щего уст ройства „З в ук  1W25J3 M-Z КТ-7 105

Состой кинотехнологической части проекта

Пояснительная з а п и с к а :

Н анот ехнологическая част ь  типового проектор 
разработана ног основании рабочих черт еж ей  архи- 
т е кт ур н о  -ст роит ельной  част и проект а,„Р еком енда
ций по т е х н и ч е с к о м у  о с н а щ е н и ю  и п е р е о с н а щ е 
нию  к и н о у с т а н о в о к  Р - к и н о 1 ‘ 6 7 " и  СМ и П п -Я  
15-68 „К и н о т е а т р ы  Нормы п р о е к т и р о в а н и я "  
Комплекс п о м е щ е н и й  р а с с ч и т а н  но установку  
серийного  п р о е кц и о н н о го , силового и звуковоспроизво
дящего оборудования, предназначенного  для демонст
рации 3 5 м м  обычнЬ1х, ка ш е т и р о в а н н ы х  и ш и р о к о 
экр а н н ы х  киноф ильм ов  с о д н о ка н а л ь н ы м  звуковос
произведением В кинопроекционной уст анавливлива - 
ются дба кинопроектора т и п а  2 3 КПК с ксеноновы
ми лам пам и  ЯКеШ -2 0 0 0 , два в ы п р я м и т е л ь н ы х  
уст ройст ва  т и п а  5 9 ВУП~9 0 У,эл ект рораспредели
т ельное уст ройст во т и п а  6 0 Р У К -9 0 ~380, д в а  комп
л е кт а  звуко в осп р о и зво д ящ е го  у с т р о й с т в а  т и п а  
„ З в у к - 1 * 2 5 - з и и д руго е  вспо м о га т е л ьно е  оборудо
в а н и е
Л ля охлаждения фильмовых каналов кинопроекто
ров сантехнической частью проекта предусматри
вается система подвода и слива пр и то ч но й  воды 
Работа звуковоспроизводящих устройств преду
сматривается по варианту, при котором о ре
жиме воспроизведения фотографической фонограм
мы общая выходная мощность комплектов состав
ляет 5о8т При этом второй к о м п л е к т  является 
одновременно 100е/о -н ь /т  горячим резервом при 
выходе из строя первого (общая выходная  
мощность по н и ж а ется  В 2раза)
На сцене устанавливается подъемно-опускной экран 
плоской конструкции из беломатового перфориро
ванного пластика типа ЭП6-П  размером 7, В3*3,кбм

громкоговорители зала подвешиваются за экраном Для  
регулирования уровней громкости  6 киноаппаратной 
устанавливается один вь/носнои регулятор громкости 
ти п а  бок 3], а второй -6  зрительном зале 
Элект рические  проводки б кинопроекционной вы пол
няются скрыто о стальны х тонкостенны х т рубах  
в полу и бороздах стен
Стальные трубьг прокладываются 6 подготовке пола 
та ки м  образом, чтобы  концы их Выступали над 
уровнем пола на к - 5см
Э л е кт р и че ски е  п р о в о д ки  по зрит ельном у залу прокла
дываются  6 стальных т о н к о с т е н н ы х  т р у б а х  по  
подвесному п отолку .
Проектом пред усм атрив ается  устройство двух 
независимых заземлении .одного для ки н о те ж ноло- 
гическаго и силового оборудования с сопротивле
нием зазем ления до )0  ом, другого-для звуковос
производящего устройства с сопротивлением за
земления кома
Заземление кинотехнологического и силового оборудо
вания выполняется п у тем  м еталлического соедине
ния его с нулевым проводом электросети или обо
лочкой электрокабеля на вводе б кинопроекционную 
В качестве заземляющих проводников используются 
стальные трубы, служащие для прокладки линий 
питания о т  распределительного устройства до со о т
в етств ую щ его  кинотехнологического оборудования 
Стальные трубы , ислсльзуемь/е 6 качестве зазем
ляющих проводников, должны иметь надежные сое
динения при помощи электросварки Заземление 
звуковоспроизводящего оборудования вьтолняется 
п у те м  у с тр о й с тв а  н а р у ж н о го  контура заземления 
Контур заземления выполняется прокладкой б тран
шее стальной полосы размером k o * k мм 
Заземляющая полоса приваривается к электродам 
заземления, состоящим, из угловой стали разм е
ром 50*50*5м п длиной Зм, забиваемых  о гр у н т  
на расстоянии 5м  друг от друга 
Количество электродов заземления и их взаимное 
размещ ение определяется при привязке проекта 
Напряжение З^фазного  перем енного тока Збо/ггоВ 
Установленная м ощ ность  кинотехнологического 
оборудования составляет 10кВт 
Все м о нтаЖ н о -устано во ч ны е работы выполняются 
в соответствии с „Правилами у с т р о й с т в а  электро
установок" (ПУЗ)9 раздел изд 19б5г 
По вопросам п о с та в о к  и м о нт аф а оборудования 
следует обращаться в м е с т н о е  Управление  
кинофикации

*/70/9/W

$9

С п е ц и ф и ка ц и я  о б о р уд о ва н и я  и м а т е р и а л о в

1976
Сельский дом культ уры  со 

зрительным залом  
на Зоо мест

ын
п/п

Н аим енование ГПип,
марка

6д
иэм

к-8о Прим еча- 
ние

I  о б о р у д о в а н и е
1 Электрораспределительное устройство W M s шт 1 г Самарканд з-а „Кинап*
Z выпрямительное устройство 59Ш-90У -и- 2 ---- к-----
3 Кинопроектор с кебнобои лампой 23 КПК — г г Ленинград

лома
ц Збикобоспроизбоатее истооастбо Збу«Р25-3 К -Т 2

1 Самарканд д-р - к им ап"
5

Яыпоматические противопожарные заслонки 16КПЗ-2 -ff- 1 -----«-----
6 Пильт дистационного «/правления 55ГТДУ-1 turn г ------и------

7. яртоперематьфателкС электропри- Кооом ал л 35 Фильмов 35П-5М —it- 1 г Новгород киномех ъ-а
8 т е г м е т  т и ш т Ф с-ю 2 г ми н с к н  з-а «Киноаоюаль

9 Экран  пластикдтный  белома- 
тооый перфорированный разме- ЭПБ-П — 1

г Калинин 
3-д „Оскож"

W 35ЛКС — и— 1 г киеЪ Г" 3-д „к им апм
11 Липа контроля перфораций со-зон — it— 1
12 сойленйР инстРУ*емл™б и приело- нип-зм К-Т 1
13 ЪУкасыуля инструментов и зет- ж шт 1

я*
для кино- с к - к 2

15 Огнетушитель пенный ОП-5 1

16 Огнетушитель иглекислотный 0 4 -5 1

Я  М а т е р и с г л м
1 КММ-2 м 135 ТУ 16 505488-73
2

Провод установочмио с полихлорвинила кМ иЯляции с медными Жилами сеч. i.smmi пв МО ГОСТ 6323-71
Э Шоже. сечением 2.5 ммг пв —It- 320 -----и-------

н ГПоЖе. сечением к мм2 пв - г - ко -------„-------

5 то Же. сечением 16 мм2 пв 27 -------,,-------

6
Каёель переносной О медными Жила
ми сечением. к КРИТ - I f - 25 Г0СТ)№7-бг

7 триба столЬпоя 8ооргазОГ1роЬрдная тонкостей nbfc ^^НЛК^̂ ^аостметрбм 21мм толщиной ЗЬО пета m - я
8

то  же, диаметром 27мм толщиной стенок 2.3мм -1^- Ь5 --------„ -------

9 с10& etl ^2 2ммт ^0М толщинои 7.0
10 Шит заземлений аля 3 - земель . гш -во шт 1
К бра уплотненное •'нсгстенноена боьт БУН-60м шт к
12 Лампа накаливай элетрическая22о8 бо8т6-220-60 шт к
/3 Маты резиновые диэлектрические кг 30
Щ. Перчатки резиновые диэлектрические пар 1

/5 Очки защитные герметические шт 1

16. Л п те чка  настенная шт 1

17 Раоиороэетка 2
18 Ш тепсельная розетка 6а22ов —м— 1 герметически
19 коротка отоетпоительная стальная на кзажима 76-К 2

го Короока разе етоу тельная стальная размером 2 0 0  *  2 0 0  *  1оо мм ПК-20 3
21 /По же. размером 150 *150 * /сомм ПК-15 8
гг ГПо Жег размером //0 * 110 * 8 к мм ПК-И - и - 12

23 Веооо оцинкованное, совок 1*1
гк Стс/ль npgpajnna* полосовая размеры кг ш ГОСТ 103-57
25 ГЛо же. размером kg*к мм Г7*П ------ и ------

26 то же, ffi^of6ifcjfM угловая размером т Г0СТ85О9-72

Пояснительная за писка  
Спецификация оборудования и материалов 2 6 4  -  /г - /ss

Лльбом
Ш

Лист
КТ- 1



/77c/8jHJLjd по расчету экроуно/

уу
ПОЗ На именование Услоб

од&ё гг
чан,

Г~ УкЬехЦ " ~1
Примеча- ' миеОбычн Коше-

-wo
Широ
кий

Т "
г ______ 3 _4_ S 6

Проекционное расстояние П м 20.3 20.3 20.3

2 Радиус кривизны экрана к м П лоский

5 Ш ирина экрана Ш м 4.66 S.74 7.33

4 Высота экрана б м 3.42 3.46 з.зг

5
в

Площадь экрана S м* 16.2 19.7 26.0

Необходимый световод поток <Р лм 22VO 2720 3590
7 Фокусное расстояние обзектв f нм 30 75 710
В Расстояние от спинки сиде

ния 1-ряда до экрана Г н 6.75 6. S3
9 Относительная ш ирина экр^ Кш 0.Z3S 0.286 0.394

10 Расстояние опг спинки сиде
ния последнего ряда до экрана м 19.9 13.9 19.9

План зрительного залсл
©

dkcm1 икац и я oSop у Эр 6ани я

М 1*100
УУ
поз Наиненобание ГПип.-марка Ш, кво Притча-
1 дхррн .пластиката ы у 5елрма‘ табы<-1 нерсрорирооанныи ЭПБ-ГГ ШГТ7 1 Ш №

& Громкоговоритель зальный ЗОЛ-66 4 из комплек-
3 Выноснойрег улятор громкости 60Х-51 / чиЧЛ*-
н Коробка отбетбительная сталь ас/я на 4 зажима 75-к 2

Сельский дом культуры со 
зрительным залом на 500мест П л а н  и  р а з р е з  з р и т е л ь н о г о  з а л о /  

Л у ч и  п р о е к ц и и  Р а с ч е т  э к р а н а

П р и м е ч а н и я

I Заштрихованные места при демонстрации кино
фильм об  ̂использовать не рекомендуется 
Выносной регулятор громкости у ста побить на 
бы соте 1.2м о т  пола (см поз 3J 
Кабельный &сурмагл см лист кТ~У 
Размещение оборудование б кинопроекционной 
см лист КТ~5

Л/7019/ijj
Типобои проект

2 6 4  - /г - /ss
Альбом

Л?
/ист
КТ-2



Р а з р е з  п о  Л - Л
Ю1

с>'

«5
Q
Я
'чго
а
о

I

!
О
|«3

I

JI
§
3
1

1
3

к
1
1

1
a

i
I

к
1
4

I 
_

\

1
I* I :

a
к

и
1
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|
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I
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1

2

Передняя стена 
кинопроекционной

150 500 500 500 , SDO *i25 kSO 525

Передняя стена 
перемоточной

П р и м еч ан и я
Э кспликацию  оЬорудо&ания см на 
лист е КТ-4
М онтажную  схему со еди н ения  obopy 
доёания см на л и ст е КТ - 5

А/70/S/fp

/9 7 6
Сельский дон культуры со зри■ 

тельным залом на 3DD мест П л а н  р а з м е щ е н и я  а б р р у д а ё а н и я
ППипоёой проек\

2 6 4 - / 2 - / 5 5

йльЪам
Ш

Лист
КТ-3



/С опельны й  з /с у р н а л

мл
/as 77 а им енование Мар

КО

к?А‘6о 
провод 
и сеч 
мм*

4AUHO
Фпон/ 
no сте

не

rJ 7 T  
По обо 
РЧдов

ЛиамНП
сме/лбнш
труб
(мм)

1 Z J L 4 2 6 7
/ Силабои ввод 980/ггоб на Электрараспрсд усТмйсТёо 60РУН-904М предусм атривается  

Электрической частью  
проектаг /77 о Нее, осё> emamелбныи

_ i_ Ябарииныи $6(0 222$на Электпопимамшее Устройство /2ЭПУ-/ /7& г/ш$ 4.2 /.в 2/
Линия питания пергмгнньщ током Выпрямителя 29ЗУМПЗЫ/ пз ш /6 2.0 27

2 ТПоРЬе, выпрямителя 29 б У к -90 Ул/2 03 № /./ 2.0
— 21__

27
6 Линия постоянного таятвыпрямителя99бУк90Ун/на29кПкл// пз 2//Х/6/ 2.4 2x9 7Z
7 /77оке, о т  выпрямителя Я93Ук 90 Ул/2 на 2? ЯV?К Н2 пз 27/х/б) 4.2 2x2

-JZ-__
22

в Линия питания Кинопроектора 29кЛКл// ПЗ 4//Х/4 в? 2x2 2/
? т о к е ,  гя к п к м г ПЗ 4(м9 4 } 2.2 2/

/0 НиниЯ д/6ану ёхлюкниЯ ??МКЛОУЯ/иреа/мробануя 7охас29ЖМ/ 00 /(/*/?/ 2.6 2.9 2/
и т о к е , с 29 К Л/с н 2 ПЗ 9//Х/2/ 42 2.2 2/
/г Линия питания Sa ekmPonuTotem его истрайства /2 ЭПУ-/ 03 2/М/9/ 4/.f /.В 2/
и ПиниЯ nodltyHHoeo тока с/Г/2ЭПУ-/к автазаслонкам и на кнопки 03 2/Н/2/ /20 /2 2/
Н Линия питанця аВто/мремоТыбатслЯ кинофильм о б 92П-2М 03 2//Х/2) № 2.0 2/
/9 Линия Выключение 5ра настал// ПЗ ■fA/f 2J7 0.2 2/
/6 ГПофе, поста л/2 пз 2//M# 2.0 0.2 2/
/7 Линия т/7аниЯ пулЬТа дистанционного управления 29/ДУ /мы/и2 пз Tpvff 7.0 /8 2/
/В Линии с$гЗилфду лулЬТами 22ЛАЧЧмы/и 2сисГемы сигналиЗац пз Wx/tf /.2 0.6 27
/9 Линия кефду регуляторам 6Q/C-2/H2 ипулЬТом 92ПАЧ'Ы1 пе> 2/wf) 2.0 2.0 21
2о Линия питания и/кафа звукабоапрыабод устройства 909 Ям/ пь klitif) /0.0 0.2 21
г/ Линия питания шкафа эвукобоспроизвод устройства209 29н1 пз 7x2 2.0 21
гг Линия морду шкафом 20 У 22л/1 и коробкой 6к,(79 н/ 1/1*0% <T~ /.о 2/ПЗ mm. <2 лО 1/

J L /По оке. меокдч шкаФом 209 29м2 и коробкой 6к /79 м2 « * m m -Ш - - Ц -
г4 то ке, мефдч ш/сафам 90У 22ы/ и коробкой6к /77 m fo - щ - -4*Г- ~ и —

& П7офе,мефду шкафом 909 ff//2 и kopdSkou 6 к /77 ш М 2f
—Ои— 
0.7

—21___
21ж . Ш щ 2.9 ОПТ 2/

2$ Линия питания поты  подбески 2)Ш м2 am шкафа 20 У 22 м1 пз 2(/xZ2) 2.7 2.0 21
27 Линия связи мевкдч полуавтом атам и£9кПкмм/и 2 ПЗ Hlxtti 1.7 12 21
ев Линия мефду шкафом 204.29м/и регулятором еронШиМкИн/ по 1Ш2ШWiJTsr V O

29 Пк/рс, морду шкафам 209.29м2 и регулятором громкости 60к.Лм2 Ш1 m m /0.0 0.7 —21......2/Ж - МЫ 91 юл 0 .7
90 Линия мефду шкафами 2 0 У. 22мм 1 uZ ж ZlTUf) 7.0 о2

2/
2/

9/ Линия звука к  каМ/ролЬным громкоговорителям пз zf/x/fj 2.0 0.2 2/
ж . ТПофе к громкоговорителям зала 2<7Я‘68 am шкафа209 22ы/ Пб т 20 2!
J L Ш ефе, о т  ш кафа 20 У. 22м2 ж 2f/x2$ 20.0 to 2/
J L /71 о ф  я * громкого беритепям ф о й е ж г!ш ц 920 0.6 27
99 Линия питания дежурного освещения киноаппаратной ат/2ЯП / оз г(ш.1) 7.2 o.f 21
Н Линия оёрЗи линий дежурного освещения мгфду?ЩУ1м/чМ2 пз W*H) /2 06 2/
97 Линия управления дефурным освещением зала от 22пвУ-/ы2и/2Ш пз 7.0 0.6 2/
fs Линия заземленцк кинотехналогицеского оборудования пз i/uiy /2.0 2.0
99 Пиния Заземления звуковоспроизводящих устр о й ств лз t(W ) I/O 70 _

Экспликаи,и$ обо рудоВдниЯ
ю г

мы
П09 Наименование

/77ип
марка

ед
ивм

Кал 6с Приме
чания

х
/7

9л ектрораспределительное устройство бйРУк 90-280 ш т /
Выпрямитель кремниевый/ универсальный 9?ЗУК-?ОУ и 2л кинопроектор с ксеноновой лампой Jkc и/-20002} КПК 8 2

н Шкаф звуковоспроизводящего устройства 20 У 22 И 2 4ба 
комплек• 
то  "дву*
/х22 У

7
T L
VJ

/7 ереход ноя Ко р об Ко 6К  /77 II /
TVooJce 6К /79 и г
Контрольный громкоговоритель гл-ш -г II г

*2» Выносной рееулЯтор громкости б о к ?/ t /
у/ ЭлеКтропитаюалее устройство / e s n v - i к / Тйомплек/

/ а т -гX ДВтоматиУеаКа/f противопофарнс/я заслонка /69/704 к 2
0 777офа /69 СО-/ // г

Ж Кнопка выключения заслонок €9960900/ о I
ш Пункт дистанционного управления НП4У-/ 1/ г
м бра уплотненное настенное на /лампу 6/7Вт Бчн-60 м и 2
XJ ГПоо/се БЧН’бОм л 2
№ РадиороЗетка И 2

ш ЛеремотыёателЬ 92мм фильмов с электриу приводом 92 /1-2м /1 /
хп/ ФилЬмосТат длЯ 92мм фильмов на $/Юм бобинах Ф с -/ о /1 2
Х/Х Огне тушит елЬ tyеле Кислотный оу-2 и /
XX Огнетушитель пенный/ a n f и /
XXI Шкаф длЯ инструментов и Запчастей/ медицине К в /
XXII Лптечка настенная I I /
х х т Стул длЯ Киномеханика еК-4 и 2

ш Мать/ резиновые диэлектрическое // 4
XXV Ведро с реском и совком I I /
XXV коробка пратЯфная в 2}

П р и м е ч а н и я

/ М о н та ж н у ю  схем у соединена/? оборудования 

см на листа Аг7~?
2 Схем ы  внеш них соединений кинатехналоеичес- 

к о го  и  з ё у ко В оспроизводящ его оборудования  

см н а  л и с т а х  к Т - 6  и К 7 - 7

Г-- ______ _________ ______ __ и/70/9/nr
/976 Сельский дом культуры со 

зрительным Залом на }00мест
Э Ксп ли к а  ц и ft 

кабельный
аЖорудобани/!
срурнал

типовой проект 
264 -/Z-/5S

Лльбом
ш

/чет
КТ-4



юз

Передняя стена 
кинопроекционной

Передняя стена 
перемоточной

При меча н и я

\ При монтаже кинотехнологического и збуко&отроизбоЭятего 
оборудования помимо настоящ его проекта  следует руко&оЗ- 
ствоВаться заводской технической докум ентацией

2 Экспликацию оборудования см на ли сте  КГП*^
3 Схемы внешних соединении см на л и с т а х  КГП-6 и КГП-7 
Й Кабельный журнал см на л и с т е  КГГМ

N 70 f9/та
§~ZS3■X.
J-

■1976
Сельский Зом культуры со зритель
ным залом на 300 мест

М онтажная схема соединения 
оЗоруЭоВания

ГПипоБои п р о е кт
264 12 -/SS

альбом
ш

Лист
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Заэкранные г р о м  k o t o  Ь о р и т е л и  З О А - 6 6

\3рительный зал

dJ
Р е гуля то р  громкости $Q*5Ui

К пульту S5MY-/62

П л а т а  V/ Плата62.
Цепь Цепь

1 о1 Начать М йрг
г ЗЫ а. Выходе* 2
3 Экран 6 <*
к dmon 4 о
S Обилии б о
_б_ОсВеир бхо&ауп£ с*
7 ние&Зб микро■7
8 Корпус ФОМ В

Bely л я то р  громкости $0к31л/1

Ш каср одноканального  
~7/л а  т о  /V/~

у ст р о й ст в а  лоу S 5  6*1  
~ П л а т а  М2

Ш к а с р  о д  м о к а  н а л Ь  н о г а  у с т р о й с т в а  SO У  S S  л/2

JLJLZ.JL. 9 10 11
-  4-

J l £ T ± .

* У « а '

& ч>

: §  б
ш т ш ш ш ж я т ш ж

-9* §

J . X J L .

IL
1|2

7 В g fw l)

Ч —

мкогав

j g L

о

1 4 2 3 4 6 a1 
9**h 1

1
1 1

I sо
IS

I
£

>iс:

1
Плата 6/

J O E H n E n n n n c n E

Коробка переходная 
в к  /79 61 ____

"S
о>чсЗч§ «п к
3 1 г J 1 20 0 0

------ © -
T t V i

К и н о п р о е к ц и о н н а я

U U U U U U M
_Ц _1 *) V . *

I т
КрмопсL  гзкпк-ш ър

т е Сельский дом культуры 
to зрительным залом

-J j° t зо о  м е ст __________

m

t I M

о б б О  б О 6
I i IZ j z H z e

~ Ч с

П л а т а  62  

Кв§ ? Ю М ? " " * * *

С/ \ на бнеыних согЭиненшГ 'з6уко6о из, 
б о д  я й ц е  в о  у с т  р о и с т  ОС1 пЗ в у к  - 1 * 2 5 - 3 * -2

К  о н т р о л ь  мы^  
гр о м к о го & о р и те л  и  I

670/9/ф
Т и п о б о й  п р о е к т  А л ь б о м  Л и с т

■ZS4-/2-/S£ И! КТ-р

Типовой проект 264-12-155
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