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К О М П Р Е С С О Р Н А Я  С Т А Н Ц И Я
А В Т О М А Т И З И Р О В А Н Н А Я  О Т Д ЕЛ Ь Н О  С ТО Я Щ А Я

5 ( 4 ) К Ц - 1 0 0 А
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 500(400) М3/ МИН ВОЗДУХА

С В А Р И А Н Т А М И  Д Л Я  Б Л О К И Р О В А Н И Я

А Л Ь Б О М  2

СОСТАВ ПРОЕКТА

АЛЬБОМ I 

АЛЬБОМ 2

АЛЬБОМ 3 

АЛЬБОМ 4 

АЛЬБОМ 5 

АЛЬБОМ 6

ТЕХНОЛОГИЯ ЛРОИЭ ВОДСТ ВА

СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕС
КОЕ ОСВЕЩЕНИЕ,СВЯЗЬ И  СИГНАЛИЗАЦИЯ

АВТОМАТИЗАЦИЯ И  КИП

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И  ИЗДЕЛИЯ

СПЕЦИФИКАЦИИ. ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 5КЦ-Ю 0А

АЛЬБОМ 7 СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ Д Л Я  4 К Ц -Ю О А

АЛЬБОМ 8 ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

АЛЬБОМ 9 СМЕТЫ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ  
5 К Ц -Ю О А

АЛЬБОМ Ю СМЕТЫ Н А  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ Д ЛЯ  
4 К Ц - Ю О А

АЛЬБОМ II СМЕТЫ Н А  СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

РАЗРАБОТАН ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРОЕКТНЫМИ ИНСТИТУТАМИ 

ГИПРОСТРОЙДОРМАШ -  АЛЬБОМЫ 1,2, 3,6,7, 8,9, Ю Г

РОСТОВСКИЙ ЛРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ -  АЛЬБОМЫ 4,5*6,7, 8,11.
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РЕШЕНИЕ N*30/gS О Т 2 f // - 1°8- П
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1 Т и т у л ь н ы й  л и с т бМкц.
ЮОЯ 1

2 С одер знание о/ль боты 5М т
/соя 2

3 О б щ и е  д а н н ы е 3,4
4 Pof зме щ  е ние Э лектроо бори до ёогни о 5

Элем ент п л а н а  но/ отм. 0.000
5 П р о к л а д к а  кабелей н а  отм . 0.000 6

Э ле м е н т п л а н а
6 Р а  спреду с т р о и  с т ё о  Gffo/кЗ. При ни и.

пиальная однолинейная схемы 7.8
7 вёод lfd )[ Схема электрическая план.

ципиальныя // та
8 Секционный £ы клю у а  мель. С ре ем а // ищп

электрическая принципи&ль н а  я //
- 9 Транс <рорм а тор  напряжения ffdj Схема // /V./S

Электрическая принц или а ль ногя
10 .. Трон с фор л  & тор  собстёенных ниж д '/T2J // /6,f7

Схема электрическая принципиальная

- // Секционный раэз единит ель. Схема элек- // fSJO

трическая принципа а ль нар

r 12 Шкаао с низковольтной а  пп а па ти я о и if 19,20
►
\ собственных н у ж д  / Схема электричек-
\

Кая принц ипиа льна я
1 * UJк а ер с низксёольтно сС а п п а р а ту - ft P/.22JJ

рой со б е т  £еиных нуж д 2. Схима
Электрическая принципиальная

19 Лсинхронньfй эле к тло д £ fJZатель. Схема „ 24
23.36

электрическая принципиальная

s>

I

А/
fl/n H/ctu м е н е  ё  а  н и е

Ста».
ция Cmp.

15 Ц еп и  о п ер а т и ё м о и  б л а к и р о ^ ы
5М  ки
люя 27

16 Р а с  чет  пел е й н ь /к  з  а  ш и т 28

_zz в ё о д  1 f2). С х е м а  подклю чения П 29

18 Трансф орм ат ор н а п р я ж ен и я  1 f2 / Схема // 2 9

п о д  клю  чен ия

_(3. Секционны й ёвключатель. ёхена лодклкгеная // So

„ J O - Секционный о аз дедин и тель Схема подключен и  а а 30

- j j Асинхронный электясдТиг отель. Схена подключение ft 31
22 Тоаясформа/пср собственных нижд1Т21 С краг а // 31

подключения

23 Шкаф с низко ёель т н ой аппар ат  и о с и // 32
собственных нуж д С Схема подключения

2</ Шкаср с низкоёольт ной а п п а р а т у  пой // 32
собст ёен н ы х н у ж д  с*. Схема подключения

25 Опросного л и с т  д л я  Зак аза  К РУ /# 33
с е р и и  K M -f .

„£ £ ._ Опросны й  л и ст  д л я  заказа  К Р У // З У
сер ии  К м  т 1

С и  л  о б о е  э л е  Ктрообо/си д о ёа н и е

27 Обилие д а н н ы е 33,36
.28— Техническ ие д а н н ы е  электро приемников te 37
29 Щ итАсгсмищенмб/й 3S

Расчет ное сх ем а 39
30

31

Прокладка кабелей н а  отт. 0.000. П л а н
Зку-
fOO A 4o

Прокладка к абелей  на отм. ООО. П л а н 4*4- 
/00 Й 41

32 П рок ладка  к абелей . РазрОЗь/ W W -
foe a 12

33 /Сабельны й  ж ур н а л и 1ЩЧ5

H
J * In /Уаймене ё  с/ н и е Стан-

ция Стр.

-Л ч За зем л ен и е SMKtt-
/ООА 4S

^3S Вент сис т е п а  82. Зу?ектоические слепы 47

Прокладка капелей на стм. 0.000. Плс/н.дай иакт/ it 48
~£Z Прокладка Кабелей на cmп. 0.000. План.Варианте // 49

Перечень проектной доки  мент аиии duiH н 5й
______ Заказа И В У

Ш ит  З ат уш енн ы й  одно ладный/11 Таблица И 50
-42— Шит З ащ и щ ен н ы й  однорядныйУ1. Опросный 61

лист
__ Эле К т р о о с ёеси  е н и е

Щ/1 О бщ и е  д а н н ы е 52
Рабочее и  р е м о н т н о е  эл ек т о и ч е с  к ое 53_
осёешение. План на отм. П. ООО. Т а бли с*

ппёых ш и т  ко £

И ёа р и й н о е  электрическое осёеш ен и е 54
П л а н  н а  олум. 0.000. Разрез /•/Пил/атель-

„у1/_

На я сеть 3 60S. Приниил и агл 6 на я одно л и-

ней на я схема._____________
С ё  ЯЗЬ и  сс/Ьнамиз о/ и и я

~J45L_ Общие данные 55.55
П л а н  располож е ния сети. п 57

-4 6 Схемы располож ения с е те й 5В

-JO — Схема расположения сети пожарной 59
си гн а л и за ц и и .

. ж . ш* „

.. 48 Сёедения ё  кабелях и п р о ё о д а х  с
и с по ль зо ё  сгнием меде/ и 59

Вызыбная си  г но/л из а и и я
49 П  п а н  располож ения с е т и 60

Z
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ТП904-1 ■ 62 86
Компрессорная станция 5 /4 /К Ц -/ 0 0 Я  
С о а р и а н т а / м и  д л я  б  ло /с а п * К * ,^ ,,,а

стадия Jiutm/lucre/
run
НачотЭ,

ЛеонойЛ<х8ЫЬоё&L fin 1
М&Щ
техник

Но лота о гы 
Чап ни 

Го р с тк а .

Соде р  ж  а  н и е  
а л ь б о м а .
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гг Та б ли ц а /

В е д о м о с т ь  о с н о ё н ь / э с  к о м п л е к т о ё  р а б о ч и х  ч е р т е ж е й П р о д о л ж е н и е  т а б л . 2 Продолжение табл. д

Обозначение

Т Х
э а

Э М

эа
с о

Л г х
явк
j ?p

ТЖ
км
6/с
ов

П а и м е н о ё а н и е При*

Те х н о ло ги я  про и з/за детй а
Э л е к т р о  снабаЬ о н  tie
Оилаёое электрасюорудоёэлие
Электрическое освещение

?ЗЬ и  с и г н а л и з а ц и я
*Яьтол технологии>0*7 и т а  За и, и я
пра из Ко д о т  йс/ _____
лйтоматиЗация Внутреннего 
Й а д о п р о й о д а  и  К а н а л и з а ц и и
Л/рхитектУрно - строитель
ные. реш ения__________

/гонструкции дЬелеЗооетоннНе

/\он cm р у к  и. и и металлические
В н у т р е н н и е  £  о д  о проВод и кино л </3 or и иЯ._____ ________
О т о п л е н и е  и  Н е н та л я и и я .

Ласт П а и м е н о ё а н  а &
При*гспать

я
УКЦ-

-гаал
ЧКЦ-
*ООЛ

Г. О б щ и е  д а н н ы е , (/ди ча ло) + 4
г. О б щ и е  д а н н ы е . (О к о н ч а н и е ) <- 4
3. Р а зм е щ е н и е  Э ле к тр о о б о р уд о в а н и я  

Э л е м е н т  п л а н а  н а  о т м .  О.ООО;
-1- 4

4. П р о к л а д к а  К а б е л е й  н а  о т м .  0.000 

Э л е м е н т  п л а н а

+ +

дерме ф и разр а оот а нь/ £  соотйетапёии 

С дейстйунзщими нормами и правилами

и соблю дением  мероприя тий,обеепечийс/ю~ 
щиос пафсгробеЗопасность и йзрыйабезолеге~ 
**с/%  мЛеоноё

В ед о м о сть  р а б о ч и х  Ч е р т е  ф е и  o o h o S h o z o  к о м п л е к т а

Л и с т П  с / и м е н о ё а н и е
ем ить

щ - т Шчсй

S П а с п р в д у с тр о й с тё о  бС/о]кВ. П р и  н и  с/пиалб - + 4

н а л  о д н о л и н е й н а я  с х е м а д / / а ч а л а )

6 Р а  сп р е д  У с т р о й с т в о  £Т/o/k S. Прансш т/алб- i 4

н а  я о д н о л и н е й н а я  с х е м а . //Окончание)

7 В & а д  и д /  fd j. С о с е м  а  э л е к т р и ч е с к а я 4 4

п р и н ц  и п и а л Ь н а я. /X/а ч а л о ) .

6 В ё о д  / С d j, С х я м а  э л е к т р и ч е с к а я 4 4

п р и н Liх/пху<*льнау. / / У р о д о л а Ь е н и е / .

S В  П о д  /  С д )  С. ос е м  а  Э л е к т р и ч е с к а я 4 +

п р и н ц и п и а л ь н а я .  (О к о н ч а н и е ) .

/О С е к ц ч о н н б 'й  ё З / к т н о ч а т е л Ь .  d o c z M a 4 4

э л е к т р и ч е с к а я  п р и н ц и п  и а л ь н о / я----f--------- —t--  ----------
Н а ч а л о /

/ / С е к ц и о н н ы й  О 6 / /к л /о Ч а те Л ь . С х е м а + 4

э л е к т р и ч е с к а я  т/о и н ц и п и а * п Ь н ,с уя

^ П р о д о л  oh £ н и е ).

/ г
/ f

П7рн я  с <р оо м а т о/о н а п о я Э с е н и я  y//(*/2j + 4
/ / / / / * *

Сосем а  элекм аическагя приниитуальнс/яМласм 1

/5
/ / -г . . . .  .ТГ

П )р а нс с р о р та то р  нап оясЬеная+///н?А Cxsuna 4 +
—/ --7— / -—1 л У —г г - -̂ '

эл ектричесКаЯ пранципсисглЬно/я. (О К ончание)

/4 тр а н с ф о р м а то р  соблю денны х нур/Ьд /  Сд) + 4
- fA / / / 1
Восьмо/ Электрическая принципиальная J/fc/Чсгло

/б Транс <х>ортатор Собственны х Н Уф д //2/. Схета 4 4

Эл ех /пр и ч некая п р и  ни ипиал Ьная. (ОКончал ие.)

/6 Секционны й Сы клАочателЬ. Сосете/ Э л е к т - 4 4

оиЧгско/Я принцчписгугЬно/я. /О  Кончин и <zJ

/7 С е кц и о н н ы й  р а з ъ е д и н и т е л ь .  Сосгта элек 4 4

т о й  ч еска  я  п р и н ц и п и а л ь н а я , (/дачало)

/8 tl/К а р  с нх/ЗК о ё о л Ь т н о й  а п п а /о а - 4 4

т а р о й  с о д с т д е н н ь /рс н а сК д У. Схем а

э л е к т р и ч е с к а я  п р и н ц и п а  саль н о я »

(/дач а л о )

П о д п и с ь  Г U /7 а ,
п р и ё я З  а ё и /е го  пггипоёой п р о е к т

/7ри&яЗ<¥*

U//S.WS

Лает Н о г и  м е н  о ё  а  н а  е
Лрим&нитб

Щ-/М foy/m

/3 С е к ц и о н н ы й  р а з ъ е д и н и т е л ь . С х е м а 4 4

э л е к т р и ч е с к а я  п о и н и и п и а л ь н н х я

(/Окончание/
г о Ц)Кс(<р с. н и З К о ё о л б т н о й  аппо/ра- 4 4

т а р о й  со б е т  О  еннЬ/ос /чар/Ьд /.

Сосема э лс К тр и ун е к а я  поинаупчсглЬнс/я./бюнчаиц. t

2 / Ш ка<р с н и з к о в о л ь т н о й  а п п а р а т у р о й + 4

собет денны х нУрЬд Э. С о с с та  э л е к тр и ч с с -
к а я  п р и н и и п и а ль н о /я .///а ч а у?о ) _

г г
---- f-- --------— -1
tL/Каоэ с н  и З К о ё о л Ь тн о й  а п п а р а т у р о й 4 4

с о б с т в е н н ы х  нурсх?  б. С осет о/ ЭлеКтричсс?

Кая п ри н ци п а  аЛЬ ная.{/7родолз/Ь ение/

гз Шкаа> С н и З К о ё о у гЬ тн о й  а п п а р а т у р о й + 4

со&Ът&еннь/ос нУОЬд б. С х е м а  э ле к тр и ч ге -

к а я  п р и н ц и п и а л ь н а я . (О к о н ч а н и е .)

г// У Т с и н о с р о н н ы й  Э л е к / п р о д д azame~nb. 4 4---/ — ----------—t—---------
С х е м  с/ Э Л  е  К т о  и чес к а я  п р  ини и п и а ль -
н й я  ./ Н а ч а л о  }

? б

---1----- Г-- -------
к Л  с и н х р о н н Ы й  Эл е к т о о д ё у г а т е п б . 4 4-------------- --н-
С х е м а  Э л е к т р и ч е с к а я  п р и н ц и п и а ль н а я .

2 £

------ --•-7*—---- *-- г
П р о д о л ж е н и е . )

• Лсин ссРо н ньм  Эл е к т Р о д ё и ta rn слб. Схеме 4 4

Э л е к т р и ч е с к а я  п р и н ц и п и а л ь н а я .

(О к о н  ч а н  и  <z)

г/ Ц е п и  о п е р а т и в н о й  б л о к и р о д к и 4 4

26 П а с у е т  р е л е й н ь / о с  З а щ и т 4 4
2

инз н  з / ж / г
ПрабяЗсГН

toS.WS

ШщдЙргсмтр
Отт, инср
Техни*

/Геанай

гае?
Йдрйцо&г Wsl
/оpun ха

ш Ь
ш л

Г П 9 0 Ч - / -  6 2 . 8 6  9 С
компрессорная станция б/д/кц- fO0J7 СЙаРианмати Эля блокирования

iBSMfi Ша* 1

Одщ ие д  ыннь/е, 
(/дачалоj .

/
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{Vi

Чч
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40
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£ал. И  а и м е н о ё а н и е
ДЛЯ

fftflMA

23 В ё а д  л7 f { 2 j  Сосем а  п о д к л ю ч е н и я Ч Ч
за Тр а н с ф о р м а то р  напряжения u S /fe J  

С ос ям а п о д к л ю ч е н и я

+ +

3/ П е к ц и о н н ы и  в ы к л ю ч а т е л ь  

С х е м а  п о д к л ю ч е н и я

Ч +

3 2 С е к ц и о н н ы й  р а з ъ е д и н и т е л ь  

С  о с я м и  п о д к л / о  чен и я

+

33 Л  с и н х р о н н ы и  эл е к т р а д ё и  н а т е л ь  

О х я м а  п о д к л ю ч е н и я
Ч ч

34 Трансформатор со б с тв е н н ы х  н У х д  / f2j 
С х г м а  п о  д к л ю  ч е н и я

ч +

3 S И/К а р  сг низковольтной аппаратурой собс
твенны х нУф дГ. С хкм а  подклю чения

ч +

3S Шкаср с низковольтной аппаратурой собст
венных нуж д 2. С хе м а  подклю чения.

ч ч

Продолжение табл. В Т а б л и ц а  4

П о с т

В е д о м о с т ь CC6/J70VA/b/OC С/ 
д о к у м е н т о в

Т а б л и ц а  3  
/7р и л а г и е м ы х

О б о з н а ч е н и е

Г О С Т  27S S  -8 0  

ГОС/77 27SS ' ВО

а с  -3 7

а с  - з а

а с . co J7jf6doMв
ЭС. Со. Н л б б о т  7

А/ а и м е н о ё  и н о е

Ось/а а чны г документы

О&ОЗНаУенйЯ Условные, 

гр а р и ч гс к и я  ё  э л а К т р и -  

у г о к и х  сое г* ч а х

П оил а  г (У емые д о к у м е н т ы

О п р о с н о й  л и с т  д л я  

З а к а З а  К а м е р  С е ри и

К М - f

Опроем Ы и л и с т  д л я  

з а к а з а  М а т е р  с е р и и  

К/уг- У
Специракация оборудования 
Спецификация оборудования

О р и т е  ч.

б К Ц -fO O A

4 к ц - т а А

5КЦ -ЮОА 

*П(Ц-(00 А

О.

И  с/им е н о ё суние

С п е ц  и  ерика ц  и я б  р а з м е щ е н и е  
Э-л е к т р о о б о р у ё о ё а н и я

Притеч.

Общ ие, у к а з  а н и я  и  к а б е л ь н ы й  ера р и а л
п р и в е д е н ы  н а  л а с т с ч х  Э М -2 , Э М -3,70, И

В U/к а р у  с. т р а н с  ф орм а  то р а м  а собствен
н ы х  ннерд З К а З а ть  коэ<р <ри ц и ент т р а н с 

ф о р м а ц и и  т р а н с  ф о р м а т о р о в  т о к а  

Г К  - 2 0 -  0,3, н о м и н а ль н ь гй  т о к  р а с ц е п и те ля  

а в т о м а т а  чеекоСо в ы к л ю ч а т  еля J7377S Б  

U т о к  п л а в к о й  в с т а в к и  п р е д о х р а н и т е л я  

/7К Т  -/ О /
В  н о м е н к л а т у р н о м  о б о зн а ч е н и е / и/ка ра  

У м а з а т ь  н о  т а  н о /лЬ н о е  Н а п р я ж е н и я ,

р а е лр е д  У с т р о й с т в а  АО u j ?u  S  k S .

ПриёЯЗс/Ч

Он в. не

П р и  прибавке п р о е к та :

В  о п р о сн о м  л с / с т е  н а  К Р У  с е р о й  К Л 7 - 7
с в ы к л ю ч а т е л е м  3 K - / 0  с  л р  У  ср и н н Ь / т  

п р и в о д о м  в Г о л о м ы й с к о г о  з а в о д а  К о м 

п л е к т н ы х  р а с п р е д е л и т е л ь н ы х  У с т р о й с т в  
н е о б хо ди м о  :
У. В о б о з н а ч е н и и  в ы к л ю ч а т е л я  у к а з а т ь  

Н о м а  н а л  бньги  т о  к  о т к л ю ч е н и я  ё ы к лю - 

2 0  и л  и  3/, S k A.ч а т  е ля

Ш в  v  S fW / g 4

СУП
вен.отд

Iконго£Ш7&CHUK

.ТканоГ и 
Давыдов v 
ЗалогУРеА .
У<У/7>У6/

ppcrfaotfi/y>vi>avf>v а--.

ш
ш П

Компрессорная с т а  ним Я S [4 J  К ц -  fOGJf с 
б а в и а н т а м и  Э ля  б л о к и  ооба

Г П 9 0 4 - : -6 г .  86 ЭС

О б щ  и  я dcfHHb/fl 
(  О  К он у а  н  ив.)

Cmdiifi Я о cm Ли сто?
Р П  2

гипровтрощшрмаш
Г.Росто£-нсг-Домн



Э л е м е н т  п л о и  о  н о  о т м  0 0 0 0

Поз.
О б о з н а ч е н и е  и л и  
т и п  и з  о  е л и  я . Ц о а м е н о б о н и е Коп. П р и м

1 К Р У
К о м п л е к т н о е  р о с п р е б е л и -  
т е л ь н о е  и с т р о О с т о о___

кон/?/
1

2 1У Н П  2 у к п
У с т р о о с т б о  к о л о п л е к т  

н ь /е  п и т а н и я 2

3 16/1, 2Б П
С т а б а л и з и р о б о н н ь / г У  
б л о к  н о п о  я  a t e  н а л 2

С м о т р е т ь  с о б м е с т н о  с  л а с т а м и  Э М  в , Э М - 7

t/нз л79/ 7# / г

П ривязан

J
О нв.Н ?

r u n
Нач.отд.

Ешид
Опшн*,

Леонов
1 )о6ь)доВ :

KSQ tfTfy 3QJ7QTPpeQC
Цопны
КроЬивЬсЗЧа*-,

Техник Горстка иЩ£Э-

ТП 904-7 -  62. 86 ЭС

Компрессорная с та н ц и я  5 (У )К Ц - ЮОД 
с Ъорио.чтоми для блокирования._ _ _ _ _ _

\CToduA Л а с т  ЛиС7о6

Р а з м е щ е н и е  э л е к т р о 
оборудования Э лем ент  
пла на  на о т м  0.000

РП  з

ШПРОСТРОиДОРМШ
г. Ростов -на-Дону
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0
4

-1
-6

2
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6
 

Л
ль

б
о

м
/ 

2

Н о м е р  н о м е р е / / 2 3 ч 5 6 7 8 9

Н а и м е н о в а н и е
л и н и и

Р е з е р в н о е  м е с т о
Э л е к т р о д в и г а т е л ь

5 М
Э л е к т р о д в и г а т е л ь

Ч М
Э л е к т р о д в и г а т е л ь

З М
Ш к а ф  с.н.
н и зк о го
н а п р я ж е н .

* З д о д  л Н
Тр а н ссь о р м о то р  1 
с о б с тв е н н ы х  н и ф д  
_________

ш к а ф  с .н . г  
н и з к о го  н о н  
ряске н и  я

Т р о н с р р о р м о то р  
н а п р я ж е н и я  /

Н о м е р  и  е р  т е  э р а  . 
схем ы  э ле к тр и ч е с к о е - э с - г ь . г з ,  э с -2 6 Э С -2 4 ,2 5 , Э С -2 6 Э С -2 4 ,2 5 ,3 0 -2 6 Э С -!2 ,2 0 Э С - 7, 8 ,  Э С -9 Э С -1 4  ,  Э С -/ 5 Э е -2 1 , Э С Н 2  ,  Э С -1 3

только для ЗНЦ-ЮОР

1. С м о т р е т ь  совм естно с  л и с т о м  ЭС- Ч 
<?. В скобках у  колоны донные для  н а п р я 

жения ЮкВ.

ПриЬялон

Шн&. Я-

ш г у  9/ 7,Р /г
7

ТП90ЧЧ- 62.86 э с

К о л тр е с с о р н о я  с т а н ц и я  5 (Ч )Н Ц -Ю 0 Я  
с 6 О р и о н т o ju u  д л я  б ло к и р о в а н и я .

ТаспредустройстЬо 6 ( 10) кв. 
Принципиальная однолиней
ная с х е м а . (Начало).

Стадия Л и с т

РП $

ЛистоЬ

г и п р о с т р о й д р р н т
г Рос тоЬ на- Д о н у



Ти
п
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б
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п

р
о
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к

т 
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о
ли
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£

H o ju e p  х а з и е р ы /0 11 12 13 19 15 16 17 /8
Ноиjje/io бонов  
ли н и и

С е к ц и о н н ы й
о ь/н л ю и о т ел б

Сенцаоннь/о 
раз ъединитель

TpOHCGDOfUJOrCp 
нонняссенш  в

в б о д  V  а Тронс<рормртор 
собстоеннш/н £5*вя

Э л е н т р о б Ь и го -
т е л ь

Э л е н т р о б б и г о -
т е  л ь  в  К Р е зе р б н о е  м е сто Р е з е р б н о е  м ест о

номер uepmeo/ca
« в Ш : Э С -10Л Э С -/6 Э С -17,  З С -19 Э С -12,  Э С -13 Э С -7, 8,  з с - д Э С-/4 ,  Э С - I S 3C -2b ,2S 3C -26 э с - 29, 25, э с - г б — —

ПриЬяъон

Uh 6.*/z
/

Ш П
Нои, end.
H.FOMTD
Еук Гр
С т  ине*
Шиш*

ЛеонпЬ
М&ыШй.
Зыюто/я&с •_
Чапны.
Рро$цоСц_
Г о р с тх о

6/нв v д /7 # /г

7/7 904- 4-61 86
KOJJDt 
С_

Э С

ъ л ю р е ссо р н о я  с т а н ц и я  б Р Ц - fO O J j 
6 о р и о н m a u ju  б л я  б л о к и о о б о н и р .

Стадий

Р а са  р е в усгр о и ст  6о  б (/0) х 8. 
П рин ципиальная о б но л ин ей - 
н а я  с х е м а  (О х о н ч о н и е )

РП
J7<jcto6

ГиЛР0С7Р0Ц йрРМ №
Рооюб-на-Дону



Принципиальная схеме/ 
перЬичных соединений

6 + 10 кв

*Vi

I
<1

\ \ а

У

о х
а х

ТЛ Щ  TJii-fy ТЯГС

тлг-у? ,тл-б /4 £ -с

l/з схеме/___________
трансформ атора " 
напряжения HffHSj

блоки
питания

6ЯТ

1
5f

1
Счетчищ
амперметр

Пуск 
ЛвР по 
напряже
нию и 
частоте 1

1

\1

+шут 220 V

17

-ш ут

I 8ЯС “I „/7Ы№ЖЩЗНЦ?Меъ\
№

*"] \Щ
SQH*

к о с в/
3 ч £ 7  Н

SB

П И И *
в «
J»-----------

0— 0--------------

31 н'

Шинки 
упрощ ения  

и
а6той/am

Цепи
включения 
реле поло- 
жения 
„отключено"

Реле
блокировки 
о т  много- 
кратных^ 
включений а

Цепи |
отключения S
реле поло - *)
жения
,включено" Ъ

Отключение $
при 'двР

Отключение
защиты
дуговых I 4
зал/ыконий

Реле с:Qj
фиксации
включенного
положения
выключателя

Схема выполнена. согласно технической информации 
СНЬ завода 6 ысокооольтнои аппаратуры г Ровно -  черте#  
Ргг8в-Ч исп.02 схема монтажная  -  ОКЛ364.379.оч

s

Провязан

UmB a/2

1/н& н  9/7П/2

ТП 9 0 4 -^  62. 8 6 ЗС
Компрессорная станция 5 (Я )К Ц -1 0 0 Л  
с вариантами для Клокировония.

Стадия Лист Листов

Ввод 1(2). Схема 
электрическая приниипиам - 
UPB, ( Начало)  Г  Л

Р/7 7

ГИЛРОСГРОИДОРМАШг. Реет<*-«а-Дому
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по

Ьо
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п
р

о
е

к
т 

9
0

V
-t
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.8

6
 

Лл
ьб

о
м

выходные
промежу
точны е
реле

о.!0!
<Ъ

Пуск Л З Р  

по напря
жению

Пуск Л8Р  
по ч а с то те
(использовать 
при необходимости)

Контроль 
частоты  

(использу
ется при 
необходиноси

Шинки
ресинхро
низации

3 схему 
секционноп 
Ьыключа т е 
ля

ЭлектродЬига- 
телб зободки 
Включающих 
пружин

ЛЬорийное 

о т  ключе - 
ние

i

13
Контроль
цепей

упрабления

1ъ4
д о щ а та  о т  
дугоЬых
замыканий

фШСЩ (+) иим (И
- 2 2 0  &

-ШСЩ

3703

I KQ  „  HLQ
зюо /  905 /, о  Ч ч  до? О  JlZ^3T02

н 73 r<*~Nr-7/>----------— —  -------
KQ

т с
_ Х _
v5 £

gfl3
HLR

^ J H ± 9 0 1 _
HLW

3 6

 ̂ 5

3 S

wo '/2 V
2Ш0

SE1 
?гз У 725

P i t  
_ _ / С \ _

з в г
У2У
EL2

s ' 726 / 0 \ _

?2Ч

+ufS О!

J
3 60 /

-<?с?0 I/ -Ш6Ш

Тлад/ у

YU2
< > -

m i
< > -

j&y? J£02
(6622)

36YO

3686

3690

3 6 8 4

3 6 8 8

J I o j u h o

, Отключен#

Лам па

включено"

J o j u p o  

„  блинкер  

не

п о д н я т  "

%

I

з
о
0
1

*8

<0

Цепи

осбещеная 

шкауро

Ш инки

п и та н и я , \0
1

Вы клюй спет

ЗыдЬижной
элемент 1

Заземляю
щий
разъедини
те ль

*§
1
8 *
О

О I4J

ПриЬяьон

Uh6. л/®
1

/О

UH3 V  9/ 72?/g

Т П 9 0 Ч Ч '6 & 8 6 ЭС
Компрессорная ста н ц и я  5(Ч)КЦ-100J) 

с Ь Орион т а j u u  для блокирования.
Стадия

бЬод 1(2). Сосем о эле кт
рическая принципиальная 
(Продолжение!._ _ _ _ _ _ _ _

РП
Лист Лисюб

ГиЛРОСТРОШОРМШ 
г. Рос 7 об -на- Лону
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пр
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9
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-/
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2 
86

 
Ал

ьб
ол

/ 
2

Дог>.
oSoifia- Наименобание Код Примечание

ЗА Переключатель ПКУЗ-12Л £00193 / Надпись *113

Л А В / Пакетный выключатель 1762-10. исп.З /

SE1 Тумблер тв г-i, чсо.зео.очяту ..... 1

- M i — Выключатель ЛЕ2ОЗЗ-20УЗ; УА{ 1
отсечка ЗЭн} ДО

SF2 Выключатель АЕ2036-ЗОУЗ. ЗА.4 *§£1о5 0 /

Аппаратура 6 отсеке вы клю чателя

е й Journo CN /3-/5 1
- 1$11 1

SE2

&1"015)ь5 /

SQ1
» » 7

выключатель B/JC-mtAUSB__________ /
ТУ 16 -  526,45 У  -  79

SQ2 выклю чатель ВПК-УТУЫ928______ /

т у ч е - з г е к ч - г у _______________

ч ш блоки робка ЭШ5 У3( () 1
т у з у , гв. оо. ой -  з т -  ?s

ш г Блокировка ЭМ в H3C/J 1
т у з у . г /  оо ог -  n o s - ?s

Лоз.
О&ОЗНО
чение• Но и мен о воние Лол Примечание
КЕД
к е -2 Реле частоты РЧ1-УЧ} SOZu; -220В.

~ юо BJ присоединение заднее 1

Реле промежуточное
KL1
KL2 р л -г з у у } -е го в 3

присоединение
заднее

вес

KL3 р л -г з -у ч  -г г о ь / //

/аЧ
-------- ----- -------------- 1-----------------

pn-3S6-w.-eeo&. / л / //

EQ р п - в - уч; -е го з / //

KQT р л-г5 е  у  ч -гго в 1 и

Реле указательное
ЕН1 р у  1-11-т ! o./ j 1
кнг р у т -  г о - т . o s j г

м ъ
Реле времени

БТ1 р ь -тз г-уч . -е гоа 2
присоединение
заднее

ВТ2
Реле напряжения

.KV1 Р Н -5 3 /6 0 Д УУ 1 И

м г р ц - б ч / т - у ч 1 //

Резистор

л/, л? ПЭ&-50. 1000 Ом ± 10% 2

Й3 ПЭв-26 3900 Ом Н О  % /

ЩИ5

RQR7

пзв-гв} гоооОм±10% г

пэв- 75s бго Ом ± ю % 2

RS ПЭб-35, 5000 Ом ± 10% f

R9 п р и -25 . 3000 Ом ± 10% 1

.

Поз.
обозна
чение Н аим енование Ecu Примечание

А п п а р а т у р а  н а  выдвижном эле м е нте .

Q Выключатель ВЕ-Ю  -  бзо  -  c j 1
EBS Реле блокировки о т  повторного  

включенияf - 2 2 0 6 1

м Э лектродви га тель( -2 2 0 6 1
а блок-контакте/ положения быключагви, > 17 в/о ;£>Э

SA& блок-зам ок /

З о н Блок-контакты положения привода б Ф . « 3 з
у ж Э ле к тр о м а гн и т включения: -2 2 0 6 1
УЛТ

/  j 
Эле к т р о м а гн и т  отклю чения  -  2206 1

А п п о о о т и Р а  6 отсеке тронсооою м отороб т о к а

3QH Выключатель ЗЛЕ- 41 У/Д У2 В /
Т Л 1 -Л  
Т А / -В  
T J H -C  
ТА 2 -А  
ш -в  
тле-с

Трансформатор то к а 3

А п п а р а тн о й  6 релейном  шкаоои

Счетчик эле ктр и ч ески й
6VJ СРЧ-У -И67АН 1 ^/00 А ЗА

BW СЛЗ-У-Н670Н 1 ~/00в. SA

е й Аам па С/113-16 1

П а т р о н  2U11S--36MHM i

А р м а ту р а  сигн альной
н и АС- 220 . 220В л и т а  зеленая /

н и
7- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

АС-220s 220Sj линза красная 1

н ш АС -220; 2203; линза белая /
Лампа PH Н О -2 ТУ/6-535.932-74 3---------------- 3*7-----------------------------------------------—

г/нз н  91
к

ТП 904-1-62.8$ э с
Компрессорная с т а н ц и я  6{4J КЦ ~/()()А  
с в а р и а н та м и  для блокирования.

Стадия Ласт

ввод 1(2), Слепа электри
ческая принципиальная. 
(Окончание!

РП
Лист о 6

ГИДРОСТРОИДРРМАШ 
г  РостоЬ-на-Дону
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J
/л

о
д

о
л

/ 
с/

.
6+/0K&

“  ТЯ/-Я, 7/7/-C 

-  Т/92-Я, T//2-C

7nt.fi А 'Я/

Э л е х т р о д Ь и го т е м  зободхи бключсгющш
пружин -3 3 0 V

877 - « r -
$ОМ(бКП)

~ N — -0-

5 t3M (6X n)

~ n :

J U o x c u -

Л Ю Я Ь Н О Я

т о н о б а я
з а щ и т а

1
<и

1
Я л / п е р  - 

л и е т р

Р е л е  к о н т 
р о л я  н а п 
р я ж е н и я  
I  с е к ц и и  
ш и н  бт/ОхВ 1

1
1

Р е л е  к о н т 
р о л я  н а п 
р я ж е н и я  
// с е к ц и и  
6-/0 к  8

f
K T 5F2

17
n

872

Цепь осЬещения
1Ш0

set
725

SBp

шкосро
яшо

E L i
-® U £ S .

726 E L2

UHS N  9/73/2
/ &

ТП 909-/- 62.86 ЗС
Kojunpeccopeo.я станция 5(У)КЦ-/00л~ 
с баоионтол/и для блокирования.

Ставил Лис? |Листов
Р П \

Секционный быхлючо/пель. 
Схел/о электрическая 
поиниипиальная.(//о</сгло}

РЛ\ 70
гапростроидормт

Г. Я>С70&- НС7-До//7/



*6
/-/ W-?

J У
SBC
Г\Ц оея-т

3 I I * У

v „
S схему ввода н  /

t-n.
PA

*9-/7
S 6
SffC
w °ss-r,

v<_
s i l l

—V
6

----—w
В схему ЬЬодо л/£

/703.обозначен Наименование Иол Примечание

/еру- 6(/oJ *6 Шкаф V

Л п п а р а т у р а  на Выдвижном злементе

JL
zees

В ы ключ о т  ель В И -10-650- о /
Реле блокировки о т  повторного 
6 ключе ни я ; ~ 330 В /

м ЭлектподЬигот ель 330В 1
а

блок-контакты  полосе ени я 
6 ь /ключ о те л я /7 Ьр.9*

SB6 блок-замок 1
SQM Блок-контакты  положения привода 6 Зр, Зз

Ж Электром агнит Включения -330В 1
УНТ Электром агнит отключения - 3308 1

Л п п а о а ти о о  6 отсеке тоансаоормото ооб тока

SQM В ы клю чотель ВПК - у/У/Л УЗ в 1
ТВ/-Я
TRi-B Тоансоэормотоо то к а 3
TBS-Я
TRг~ в

-1--- у =/ 7

Л п п а р а ти р о  6 релейном шкасри
BL1 Ла м па  СМ /3-/5 1
— П а тро н  В/5 с/- УЗ ММ У5 1

Л  ома т и п а  сигнальная J/C-330
HLC Линза зеленая 1
HLR Линза красная 1
HLW Линза белая 1

Лам па PH //0-8 3
КВ/КВЗ

Реле то к а  РТ- уо/сг 
присоединение заднее 2

Кв
KQT Реле 'Pn-as3.i/v,- ssos 

присоеваненае давнее 2
КН/..3
нну Реле указательное РУ/-30-/УЗ 05 Я У

С схем о  Выполнено согласно технической иную р- 
моции СКВ завода Высоковольтной а п п а р а тур ы  
Г. Ровно -  черте*? ЗОЕЮ. 670.309 /Об. 35 и  схем ы  м о н 
та ж н о й  виею. 670.309. /05. эу.

мне 9//#/ г

ПриЬяьоы'-

uh6w °

run Леонов
Т!л / .

тЫхЧ.
Ноч.огд.
Глспеи

DOubfCfOO
Нашельслс

Нконтр. ъо/ютаребс -J&L
Риг. Гр. Чапны

jf/УЧЧ̂
Техник

краоиооа 
Го ост/ра

<nwQ>>—

1П 904-1-62.86 э с
Компрессорная с т а н ц и я  S(4JKU,~ /0 0  Л  
с & ори анго ом а д ля  ёлокиоо Ь а н и  я.

Стадия Лист ЛоетоЪ

РП 11
Секционный выключатель 
Схема электрическая  
принципиальная/Воодолсрени

ГиПРОСТРОйДОРНВ/Ь
у г. Ростов-на-Дону
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о

м
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1ШННт\ш

и / щ {

\f/66f И .rsrV^L. (1602
и

^  кте
1 ч

З а щ и т а
о т

замыканий 
но зем лю

Резисторе, 
з а щ и ты  
о т  само- 
произволь- 
нь/jkr см е
щений 
нёитрали

Л Ьт ом ат

Шинки
н а п р я ж е 
ния

В о ль тм е тр  
переключа
те ль  ко н т
роля изоля
ции,
З а щ и т а  
минималь
ного нопря- 
жения} 
блоки 
п и та н и я

Ц
е

п
и

 
н

о
п

р
я

 з
р

е
н

и
я

220 V
КВ

Л01
KVT1 щ

1 3 
KVV2 яоь

А

ixw%
220 V

7

Ск
со/

KJV

0

c&f
01 Г~м (В) 03

l_w_  >________
08

—С£2~ — —  —  —  L_~
Г ЙЖ Р 5
l z :________

ЙЧ
c m —f  % ^\S 8 V  07 Н̂ 0 9

i li l
I jp '\S 8 V

\<y r —

I____I S F /  n ^ S d S

+ШЗ

Реле
блокироЬхи

Реле
Времени

ёлок
конденсата
роб

Разряд 
конденсато
ров
блокиробко
защ иты

IcmjneHb

И ступень

Выходные
шинки

ЛЬ т о м а т

РеъерЬноя
ступень

■«

Г
3
о
*0

Отключение Ввода 1(2) 

к 12 нн//

В сосем у  Ввода 1(2)

* з

В схе м у секционного 
В ыклю чо т  ел я

1ШО 
сэ
723

SF1

SE2

725

726

01

SQ3
9

E li
ЗШО

724

EL2

2 Ш Д

200

Цепи
осВещения
шкосра

З а щ и т а  
о т  дугобьпс 
замыканий

i 'риЬязан

— -----------

run

/л. спец.
Н.гонтр.
Риг, гр
Cm.UHjb.
Техник

/ 4

H//S а/  7 /7<Р/£

Леонов
Ноч.отд. ХовыдоЬ

Чосиельсга
ЗвШаДШ.
Чопни

КрсгбссоТо
Гряегша

W EZ

ш

ТП 904-1 -  62, В  & э с
К о м п р е ссо р н а я  с т а н ц и я  5 (Ч )К Ц -1 0 0 Л  

с В а р и а н т а м и  д л я  бло/гароВониЯ

Трансф орм атор напряжения шцрОСТРодДрРПЯШ
Н 1(К2).С х е м а  электрическая  
принципиальная/Начало),

Стадия Ласт
РП 1Z

Листов

г. Ростов -  ffo /?ortij



+ ш т
310/

З Г _ 907
Ч 6 /

А
S F f 905

^  1 /
-----53— J

KV62

1 3 

К Т
КН1

к т
“T < f7 ~ T

KW2ff//l
“Г'^нг7

KL

{}

Kb
т ^ -г г

KL

915
КПЗ

аш т
37//X

КПЗ I ?—1

PS

KHi
4 6
KH2

Ч в 

K H i

909

1ШП£/ a
3709

901

j
КНЧ

KH5

KH6

НШ 1
902 ЯЗ

“ C Z h

Лвтомаго
отключен

З а щ и т а
о т

замы к о -
н и  Я НО
землю

Контроль 
цепе О 
напряже
ния

Контроль
цепей

сигнализа
ции

З в ук о в а я
предупре
Н а те ль н а я
сигнолиза
ц и я

JJojuno 
а В л и н к е р  
не п о д н я т "

Поъиц.
обозна
чение Наим енование Кол. Приме ч.

UGVf
блок 6ПН -  Щ2 - УЧ} ~  100 Sj -  29 В, 
присоединение заднее_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — 1

U $ М2 В П Н -П /У -УЧ  ~  юо & ~ //О А 1

Z Цптг%ги~17*т/\г\ RQ- /UH пп///y 'ipH//нрние заднее- - - - - - 1

SQt,
S f f f , 3
лаз.

УвВ Блокировка ЭМ В У 3 ( 0 _ _ _ — - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1

Л06</Ц. 
обозна
чение

/Чдоменов а н и е Код. Прамеча-
нне

Лппора т у р а  но Выдвижном элементе.
R7. яв, 
KQ.1UO Рем стоо УЭЯ№0 /ОО0М±/О% ТОСТ 65/5-75 4
SFf Зыключо/гхель Л П  50-5МУ5, 2,5 Я  отсечяну 3.5 Эн
TV Тронеоэоомаг/поо напряжения 5Н0Л09~тг1*Р1^з*В i

Л п п а р о тур о  в релейном и/косру
КН1,КН2,
HHS.KH6 Реле и к оз отельн ое  РУ7-20-/43. 220 в У

КН5 РУН/- /УЗ о./я /

КН4 РУ1-30-/У5 OSJ/ /
С61,
С62

блок бК~40>з-У4. присоединение заднее, 
ТУ/6-/527066- 75 2

е й Ловило СМ/5-/5 ; Т У /6-555077-?У {
Л о т с о н  £>Ш/5-56МШР, /

7а * f
НШ2

--- £------  ̂ „ ....
Л р м а т и о а  т о п  ЛС-220 2203. линза белая 2

_ Лам па P/i/f/0-Ъ &

. Кв Реле проз j лоси то ч н о е  РП-25УЧХ ~220в 1
присоеди
нение ладна»

KL р п -з з у у . -а з о в / //

ш РЛ-35УУ -з з о  в 1 //

К5 РП-353УУ -3306 / //

К Т Реле брем ена РВ-/5& УУ -ЗЗО Ь 1 И

КТО
-------------- f----------------------------------- 1

РВ-/ЗУУУ. -а зо в 1 Я

KTV РВ-355УУ -330В 1 И
KW 1,кукг,КУЧА Реле нопоя оюения PH 541/60 УЧ 3 //
KVGf
KVG2 PH -55/60А  УЧ 2 //

PV б о ль тм е л п р  Э377 о  кв. кл /5 .5 0  Гц 1

R1 Резистор ПЭВ 35 ’m ^OjU tfO°/o 1

К2 ЛЭВ -25 Ом i  /0 % i
K3.R4 ПЭ&-35 ssm 0ju±/0% 2

R5.RG ПЭВ-75 680 Ouj i  W°/c 2

S Переключотель ПЕ-О/Р УЗ исполнение 2 /

SBV Кнопка РР-0//-УЗ исп {  черный 1
S6G КЕ~ Off-43 асл 2 черный 1
SE/ Тим 6 л ер ТВ 2~/ 1
SFS Выключатель Л Е 2035~КОУЛ2.5Л-отсечка 30» i

S4 Переклю чатель ПНУд -  /2х 6006 У З ------------ i
Нд&пись

4Я6

Ц е п и  о п е р а т и в н о й  б л о к и р о в к и  
360f 3692 3602О-- ^ > ■ - ■ '-О О -О
J30J7 SQ1

“ > Г j m
J€22 3Q1 36/8

1600 SQ1
“ > Г

1602— — о

ПриЬтаи Г/У/7

Рч*Ц&-
Cm.uyjt
Техник

блокировка устройства ЛВР

S5 SQ2
56

SFf
« Г - »

57

31
KL ОЧ5

В cxejjy ввода л//(а/2)

0720/ KL 2/3

В схему секционного 
выклю чателя

/ Сасемо выполнено согласно технической  
t/Hcpopju а ц  и и  СРВ завода в ысоков ель т н о й  
а п п а р а тур ы  г. Ровно -  чертеор Р22в?~ У  J 
Схема монтос/сная  -  OHJ7 364 4/6

/6
ннв

Л е о н о в
Иач. отд. Ъа&ы дов  <

Gtcneu. Чошельски f r "

—  Нконтр ЪолотореЬа
Чопны 
Кровиобо/ . 
Гоостко '

ТП90ЧЧ- 62. 86 э с
компрессорная с т а н ц и я  5 (4 ) К Ц -  /00Л  
с  в а р и а н та м и  д л я  б л о к и р о в а н и я

Стаей Я

Трот
РП УЗ

Л</С70б>
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S F /

Т Н *
S S 2

Т ^ р -
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о /

J £ L

/ша
сжз

Я- 723
S S f

5£2
/ _

-  2 2 0 3
£ ш

□ а

7ff

Х н /
90S кгн7

г 4^JT

А г н 2
970 Г ]  НН2 

7 и ” \ ^

-  шс
с з а

7вг

HDHf % f

4 ^ t = >

F S y

S Q U
?

725

-v  г  го  6

£ l f

H

Контроль
ц е п е й

H C t n p f i -
прения

4 &

i l l  U H fc X I

Сигнали
з а ц и и

m o  mam

аткмоувн

гЛатпа
„о/шнкер'

не поднят

& сосет и 
J 7 3 P  3 5 0 8

З а щ и т а
о т

днсоЗбыис 
Зать/хгани и

2шс

726

- ® -

£ 1 2

- Ф -

72*
я

Ц е п и
а е & е ь ц е -

н и э

ПрабяЗан

О н £ .н -

£ Ш ..
7/с/у.агд
6л - слей.
Н.Наигр
РангЪ

П ринцип и а л 6 н  ар ссс е т с /  лер& и унб/ас 
со еди н ен и и

Тр а н с  <р о р т а т а р  со остёеннь/ас н 9 ф д  
Г6 ( / о ; к 8  7

F f

X

. , Т Н З - 2 5 / а -
А  )  67УЗ, а/й.Ькб

Схема Оь/полнено на основании 
Ч е р т е ж а  &UEH3.. 670. 203. /02 -$ 2 Э З

/ € >

UA76 /У е /7 # /г

Л е о н о в
ДаЁь/д~ск

Чапнб/
Cm. шф kpagtjoBo
Техник Горстей

Щ М
$ Ц :

-/га ,
С

7 7 7 9 0 4 - / - 6 2 .  2 6  0 0

7мпрессорная ^ с та н ц и й  5 [ 6сЦ -  /ООЯб а б у и н т а то  Зля 5 лотирЬ ё анул
Стс/Ьой Лист j)ucmt'£

С o&csnS&i 
<2 ос г  т а  Эл РЛтГгОС/'УЯСЛГОГЗ? S7D(JF?ц илис/льн<6ся . //faОалоЧ_ _ _ _ _ _ _

Р П  / 4

ШРШРШЩОРМАШ
с. Росло С О-НС/ ~/2о**
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Технччо.гкиг даннь/г
аппаратуры coomffemcm 

Syfpm е х  е м е  Электри

ческой принципиальной
вивю. 670. zoo. 7ог-ог.эз
С К В  З а ё о Э а  £ ы  соЛго -  

^олЬтной аппаратура 
г. Робно.

Поз. 
а Поз
начен- И У и м е н о & а н и е Кол. !I

к Р У -ь  (ioJk S . Ш ка<рл/ 77/4J

А п п а р а т у р а  ё  о т  с е н е  т р а н с ф о р м а т о р а

£42 а 7 а м п а  с м  73 - / S /
П а т р о н  8  fS  с/ — 4 2  п т н у з /

F f П р е д о х р а н и те ль  /77с £ 3 3 / 7 по Заказу

S £ 2 Тум блер Т 8  2 ~ / /
SQfi/ В ы клю чат ель 8Л к -  4747J7a 23 7

Г Трансформатор ГА/З - А ^-бтуз ca/o/fkb / z~? по заказу _

и Трансрортатор т о к а  77с- 20-0,6- х
1— £ У  по заказу

А п п а р а т у р а  §  р е л е й н о м  хи/ка<ру

8 W
Счетчик Электрический СРЧУ-ибЛП 
3603. SJ? /

£11 Л а м п а  См /3 - 7S /
f i d  т р о н  S / S E  - 4 г / » т з /

в ш
Ярм  а т а р а  т и п а  J7C - 220, 
чпинЗ а п е л  of л /
a/tctmnof Р б  770-8 /

S £ f Тум б ле Р  ТВ 2 -7 /
SB £>Ь/кпючатель Я  3 7 /68337 £У Я ; /

о тс е ч к а  ~ 4Пн
кЯ7
к н г Реле Указательное РУ-7- 77- 7Щ0.7Я 2

~ 6SY *Ptu\ (2 E L - / о -  г  УЗ. U *3806 7
' я / Рег истою ПЭВ -ZS. 2000-Ом± /0% 7

S F / 6ь/ключатель4£2о4ь-ЗОУЗПрош.. *60 J? 7

S F 2 Зыклю чат ель *Е2озб-зоУЗ; Ур<*щ'23Я; Отсечка 7езн; 7
S/32 Пакетный о Ь/Клизу и т  ель ПВ2-еуУЗ 2 исполнение 777

1 П  ак етнбгй ёб//сл/а ч а т  ель
062-/023. и со. Ш 4

зузе

ынв л ' 0/7<$у̂

Т П 9 0 4 - 1 - 6 2 .  8 6 9 6

r u n f7& fi и  nf\ Ж? Помп рессорная с те гн у л  6 М К Ц ‘7(ШЯ
/>  Л /V Air /  /V L/rh /-V /V? ( /  ГГ Л  О П П Г^А '. / П п К г У  Н 1/ ЯПривязан УичагЗ

'У! C U M  (/О
ДаКыдобШ Cro<k, Jiunn Jlucmoi

Сш&1 Нешельазк Р П 75Зо/ютрей
VanHht Транс 090,/оматор

Uh6.s\(В
Сг. и м-р 
Гежн.

\.У'1РФ1 р.Гъащоьа
горстка,

ж в .
ш ±

г  г , costmКеыньпл2 и у eft П 4 / 2), Сосете* элек- тричеиса/Н прим ц илиалыкхЯ
1жш;1ницдинмяш 
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Технические дани biz

By ю т  с х е м е  ЭЛ ekmpu-

S17BH3. 670. 203.706-33.

H  аименобсуние Щ  Примечание

К Р У  - 6  H Q jk S . Щ/сснр V  /О

кн$ Реле Указательное РУ-7- ff - / У З )  0.7Я /
P z n e  п а о м е  о к а т  о чяое

Р / 7 -2 3 У 4 ; -2 2 0 5 <?
присаебин енае 

Заднее
KQ Р П -/ 1 У 4 ; -  г  г о  6 / //

ML Р П -2 3 У 4 ; -2 2 0 5 / и
KSVf 
KS У 2 P z a Z Напряжения РП~б4 /760 В4 г
К Г Р елв  времени Р 8 -  728374; ~ 2308 / а

РЯ П м п е р м е то  S 3 6 б ; BUSt к л . 76,50гц. /
Р г З  и  е т о уо

ц к г /723 -  s o ;  /оооОа £  S % 2
2 3 /7Э6 -  ZS; З У О О О К 7  £  S % /

Ц я -5 ПЭ6 - 2 S ;  2оаоОп7 ~ S % £

Я$Ь7 П Э & -7 Е ; 6 8 0  Ок т  ±  S % г
SB Тум б ле р  те  2 - / /

ЗА Переключатель 777763 - /2Я20О/УЗ /
SA67 Пакетный Рыкаю чатель 77В2- 70УЗ / исполнение 777
SAC Переключатель 77КУЗ- 7В.К 2О06УВ /

З ы к л ю  ч а т е л ь
SB7 J8/7SO ~ 2*7 ТУ З  ;  4t*3.S; 2/7 /
S F2 Я Е 2036 ~ 30У З . 6 Я , отсечка /237# /
ж Диад Д  2265 4

Аппаратура £  о тс е к е  Рыключате, пя

£ L 2 Лам па СМ 73 * 7S /
П а т р о н  8  7SУ  -  42776УЗ 7

S£2 Ту м б ле р  ТВ 2 -7 7
SQ Вь/клю ч а те ль  6 П Т  -  7Л У 2 8 1
YF6 Р о З е тК а  РШ  2 3 -  О- 7 0/260

блок-Замок электромагнитный ЭМБЗ y
С К л ю ч о к г  

Э П Т Е

/ 7

инв * 3178/г

ПроКяЗсгн

инб.Н'О

Т П  9 0 4 - 1 - 6 2 . 8 6  9 0
Помп рессорная станция S(4Jku, - 7ооЯ с бега и а н т а ми для блокирована &___

Сгадищ Лист

бь/кою чатель 
Схема эл ектри у е спая прим ц и п и  с/льнаЯ{ о к о н  sa -

РП /6
УТисток

ГИ П РОСТРЯ И ДОРМ АШ
2 • А>сл»<и£ на-JTohs
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Схема глаёных. соединений си к о<рат
a s

e-ro/cs

1Q lrS

В  шка<р секционного
Вы клю чателя

«О||
+ш у

ш у

ШЗАШ

шзпт

Шачр!

т т

fsuic

/ШАЗ

2£ШС-

гш а з

s e t

т е ш

-шсШ
1

(+]шмм

вег

SC3

S C 7

+ Ш У у! К Л (6

'- ъ—у (  КЛ /8

J J O S J — t  к » го

7 “( с Й— у ы г з

t J jM U M -y  k n 2 f

шЗА ™ - 0  К/) 2 5

ШЗП Ж -у  к л г в
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соедине
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Кл 2
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Т 39 <> seff res
клз sere k/t /
к лг

^ е с г  Кл4
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Шинка па  
т а  н а  я  а  
пер ек лю 
ч а т ел ь

а
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й
С: к 

° 1  

$

&!0К-3<Г/НОА 
телезрка 
секцуонА/о 
Со рдЗЪеёи 

мателЯ
Клок-Замок 
Заземляло 
си его разh 
еоуну/»ел#
Б схеме секЦУОНМОСО
Викл/оу<гтеМ

Ц е п и

о с в е щ е н и я

+Ш6Ю

~швШ

see
Ц У М -ф к / > 3 7

-Ц/БЦГ ф£Л з в

•КО//?

s
-ш п

к л з з

iSH Uyi

Схема 6ь/палнена на ocHaSaHvv Чертеа/Ьа 

л д д е 4  Г М - f - f S

/<?
Уне н  9/7S/2

run \

Ори&яз&А/ Мс/'Л. ОТОfftf&idoS:Hcfu/CASctxic
М.сантгЗолотареВ
PSK.rp. йапнЬ/
и»Ф ЛнпеКо ЩН-а м3, s/s Технус/Ьрстка

Т П  9 0 4 -/ -6 Z .8 6  ЭС
Компрессорн<зя стогнциЯ S (4 JКЦ- fODA 
с Варцс/нгп с /ти  д л я  К л ок у  Go о а н и л __д л я  Кл о к у  g o  К а н а л

f W jphI/aJlut - ('A

Секционный разь едини- 
те л ь .С х е м а  Электра -  
веская прцнцупаулмаятснулрк

РП\ /7

ГйЛРОСШЩПРМАШ

Г. Pô mo8-Hef‘ffc>ng



-920 В

блоки
п и т а н и я
у с т р о О с т б
з а щ и т ы

ц/инки
сигнализоцис

Неислроб- 
ность целей 
блоноб
питано#

Лбтоллот
целей
управления
отключен

Лампа 
бланк ер не 
поднят

Цепи ос 6еще - 
ния u/Hoqnc?

Cocejuo бы полнено на основании чертеж? 
ВИЕЮ 670.209. /07 ЭЗ

£/нвЫ 9/78/2

ТП90Ч-1 -62.86 ЭС
Г Компрессорная станция 5(4) Щ- ioojj 

с Ь оdu антами для ВлокироЬ а ни яПриЬябан run \ Леонов
Ноч. отд \До6ыдо6 * гадах Ласт Листов
Сп. спеи\Ношельскс РП 78Н. £0нтр\*юло7оре6а (fa*

1 .. Рщс. гр. Чалнь/ с Шка<р с ниъкоьольтной ап- поро/руроО собстбенных ну it Of xxejuo электрическая принципиальная. iHouojiol
гипростройдорняш

г. Ростов-но-Дон уCm. ин̂ гКробиоба техник VoDcmkO ftp*имЬ V®



ПоЗ.
овозма-уемие H у именование Кол. 1 <ъ !

Агру - 6 ( /О) к ff. Шкснр и/ //

SQSS Sa /клас у а теп у n у me So и
6/7k - 4/// iVcn. S /

yQS,
mss Зле*: трот с/гн итнб/и Зс/то к 

ЭМб г
Пер гклт чат ель

SCf,SC3
rSCS,

/762 - /О а<л. 6

seto 8
sc г /763 - /Ласе. 3 /
Sc 9 /76 £ -25 /

TeocHt/wzctuz данны х. а пп а р а тур ь /  
CoomSemcmSyAom Сэсемх элел-трс/уес/сои 

П р и н -ц и п и УЛ  Ьнои S 3 6 4  ГЛ?- /- fS

l/нвт/ 9/7#/2

Привязан

l/ng. не

ru n
Нач.огд
Гл.слец
tern

ЛегшоЗ
Да&ыдоё
НашелЬсщ
ЪапотаоеКс‘TMoZРУК.гр.

С?нф
Чс/пнЬ/
бе&ятноА

Техник Горстки 12*2

Т П 9 0 / - П 6 2 . 8 6  3 C
К о м п р е с с о р н а я  с т а н ц и я  5 ( 4 )  
С вариантами о л  я  иПОПл/ра

'/С<4 -  Г О О ЯЬ'с/низ*
Crt/Эия Л и с т Л и с т
Р П / 9

СВКил.юннь/0 разъединитель. СОСЧ.ППОГ Эл СК/77ри- Ухскс/я п р и н ц и п и а л ь н а я  fОкончание J
ГИПРПСТРВЙДПРМАШ 
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ПоЗ.обьзна*/яние Й$имена£с[ние кьл Примечание
Р Р У  - 6  [7oJfc3. ТЙ К а р Н S

£ 1 /

А п п а р а т у р а  6 р а сп р е де ли 
т е л ь н о м  ш  Аса р у  

А а м п а  СН?УЗ -  УЗ Y

U&/H,

US42

П а тр о н  3  /S  с/ ~ 4 z  nr У  УЗ 
Блок т и п а  6 /7Т -  /002У 4, 

Присоединение Заднее

/

г

iffnncrpcfm opcr £  р е л е й н о т иикасру
E L E Л а м п а  С Л? /3 ‘ /S У

НА W/
Н и т р о н  3  УЗ 3  -  / 2 A7HJ/3 
Л р м а тэ р о  т и п у  и?с- 2ZO линза  
Sen с/у '

/
/

К  НУ, 
лт/г Реле Унизительное РУ/-УУ-УУЗ г

Я Г
0 .7 2

Р гЗ и с то р  /753 ~2S 2ооо он? /
S E/ Г у *7 Е л  е р  т в О -7 /
S F S б ыклну Yumenb 2 Е  £033- ЗОУЗ, У02, г

сГ Гг У 
(S Сг £

О тс гч к а  У2 2 И  
Бл о к  т и п а  5/73 -4оУУ4 п р и 
соединен ие з а дне е , “ 2206 2

Ге эсно ухски е  д а н н ы е  а п п а р а ту р ы  
Coom Sxm  cm ё у н э т  сое с т а  Э ле/стри  ус скос/ 
прин ц v n  и а ль н  о и S  UEK). 670.203. /О 7. S 3

2 0
О т  н  9/72/г

Т П 9 0 Ь - / - 6 2 . 8 6 э с
Компрессорная С/пан ц ия5(/)КЦ  -УООЛО £eikirintигг>пк*.г. За о К/7П Artt nrsiCrf н/ г /ОПри&яЗан run Леоноё ащдизЛист JTc/етоБ

Hc/v.omZ
/лелей.

Даёыдоё
Нашелбск*. р /} 20

Ш
шагвоеёа
ЧсгпнЬ/ WaZ

Шпааэ с ниЗКоЕолЬтнои аппаратурой еоБстЕСннЫж ГИПРОШРИИДПРМАШ
VhB.HS туе Бездетного //УфуУ, Ссс&пгта электричес.- Кал пран а ипис/льнал/окон Ус/жл/ Г. РЬстоЕ’На-ДскУ







*9м и а. H аименоВание кол. Примечание
Лппаоатура 3  распо е д гл  и те льн о м  ш к с к р у

см.
АЛг Встрой cmSo 3/СЗ~ЗЮ У4 7Я&1.

Вт, г J7амп a C m  f3 ~ fS /
- I

П а т р он  5  / S  с/ -  42П7НУЗ /
к м . Нан та/стар К Г5033/2 -  У З ; (//3 8 0 8 ,

"2 з \  "2 р " /
км г Пантактор кТбОЗЗУЗ/ 1/£ 3808,

" 2з " f "2 р " /
kMS П у с к а те ль  /7Л7£- Off, О *  3 8 0 8

“г з "  " 2 р " /
Я р П ат ен ц и ом В т р  /7 ОД с /

f f п п а о а т у о а  £  о г л г й н о т  сика<рУ________

Е Е / Лам па СЛ7 f3 - fS /
- П а т р о н  B fS o f  -  4 2 М Н У З /

М М / Лрматурхг т ипа JfC“220, линЗ а

Sc л а з /
- Л  am п а  P H f f O - 8 /

НнщЬ Реле Ук азат ельное Р У - f - f f - f У З

ш 4

kS Рели PH -Sf/з гУ 4 ; присоеЭине-
ние Заднее /

k s v Реле 2  A -fD - 2УЗ С /Ф З& об /
P V f ВолЬт т ет р 3 -3 6 6 ) О - 8008 /
р у г В ольтм етр О?- ЗЗП/ f S O -G - fSOS /
PV3 В о л ь т м е т р  /8 -3 3 0 ; 2 2 0 8 /
& , Резист ор  0 3 8  -2S, 2 о о о  д м  ± 8 % /
SE/ Т а м д ле р  Тб 2 Н /

П е р е  к  л ю  ч а т е л  6 /
s * /f л к у з  -f2A  г о г т

sw z О  К  УЗ -  f2A 4006УЗ /
Sj,3 /ГРУЗ - f2С3033УЗ /

T L Тр а н с р о р та та р  0 С М -0 (2УУЗ,
3 8 0 / f 2 8 /

"ЛоЗ.
1 *0 8 $ / /  а и м е н о В а н и е toA. П р и м еча ни е

S F S
S FfO Выключатель Ае2аЗб-ЗОУЗ;2, 2 a,  omcet
S F / f

k a  / 2 1  н, / n  2 0 ; 3
s p / г
Sf /j быкл/о Уа т ел 6 422038 -ЗОУЗ/ 6A,orcevKa

S P  fS
f 2 lH f /p 2 0 2

S F/6 Bs/КЛЮ Yam ель Аегазь-ЗОУЗ; П8,отсеч
S F  ,8 no зан&зн

<Г Л  y/> ка  / 2 Г н , f p 2 0 ; 3
OH fif
S P  /7 Вб/клю  чатель А£2038-ЗОУЗ; 8 ,4 8

s p f g о т с е ч к а  /2 Т н , / р 2 0 2

sf го Выключатель А 2  2036-ЗОУЗ; 2,SA,orce%

к  a f2 T n / f  jo 20; 2
S F 2 ,  
s f  гг 
s f  г з

Выключатель А22036-ЗОУЗ; то А ;
S F  20 
SF ZS om eevka f 2 Z n ;  / р  20 s n o  Заказу

и  о- уз
UG-V, Б лок  типа 677Н-Ш2УТ/, присоедине

ние  переднее г
X Р о з е т к а  ш те псе льн ая  Р4/-Ц-2-0-00-

- fO/36 f

S F 7 Вь/клю ч а т е л ь  8 2 2 0 3 6  -  ЗО УЗ; / 8 8

о т с е ч к а  f 2  *Zh  , / р 2 0 /

S E E бь/кл но ч а те ль  *822036 -  ЗОУЗ; f8 8

о т с е ч к а  / 2 О н ;  fp  2 0 ; f

S f
S 3 /

П е р е к л  но ч а т е л ь  /72 -O ff -У З , и  е л/ f

SB 4 о В ы к л ю ч а т е л ь  8:2 -O f f -У З ; и  m 2

S E / В ы к л ю ч а т е л ь  A S 2 0 3 6 -ЗО ХЗ ;

S E E 2S A ;  О т с е ч к а  /2д н ; J p 20 2

S E 3 В ы к а ю  ч а т е л  ь * 8 2 2 0 4 8  -3 0 4 3 ;

S E 4 8 0 8 ;  о т с е ч к а  / 2 J h  J p  2 0 2

/?ри£*з cfn

Технические да н н ы е  а п п а р а т у р ы  

е о о т Bern cmР у  ю т  сосете э л е к т р и ч е с 

кой  п р и н ц и п и а л ь н о й  30£20. 370.20380833:

n//s /УР/7<?/г
г?3

-С Щ 7  Л е о н о в

с/#8.Ы?

f/cfvп-г7)
Tutmi

Ж
щ ШТехни*

Зстареыз
Чапнь,
Л У л е к о
TbparfHc/

T f? £ 0 4 -S -62.8В ЭС
Компрессор
С баоис/нта

нар станция SdOJ/cLL-fOOd 
~  б л о к и  о б  bangs?ома Эля ^

Огх9</х\ Лаап\Листо&

Шка<р с нс/зко&о/) бтноО аппаратурой соо нызсГнур£а 2.Сэсъо.ооЪп£ен-
wySm*!

РП 23
ГИПРПСТРОЙДАРМАШ
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KLi
з ч 
Kl2

з ч 
XLS #нб

3 4 /

нм 1Ш

/33

K it

097
3 4 7КПЗ

.097о-- - 2 А
I -------------- с

KQC1у /81
3 9 ИН §л/г

В схему о б т  ом о та за ц и а
os* 4 К а з а н с к о го  Лкомпрессорного за б е га . 
ГТ ии  2 7 0 0 .0 9S. S 3

К̂ 7 233
9 /О

3 6
KL9
_IP Р37 S4
5 6 N T

KL5
______

7 В
063

Цела  
отклю че  
ла я

Отключена/
при HSP 
/не истеьз*)

Токовал
отсечка

Защ ита/ I
о т 5

перегрузка "0

<*

*

4
ъ0

Технологи
ческая
з а щ и т а

Ц
е

п
и

Реле <рик~
соции
Включений'
го положе
ния Ьыклю
чотеля

ВШС eeov шзвЩ вш/7/ шзп/н

37од

®шс/7/ (+)ШМЩ -2 2 0  V - шсЩ

3702

ТвЗ-1
а/43/

m

iQ

а/Ч32

в схему а втом атизации
л а с т  12 Л/гздонЗ

309 з/1 Привязан
8/27  В схему Казан-

J  СКОГО ко п гте ссо р . 
наго задала  

2. 700.

run Л еонов ^£4*1

Лворийное 
о тк л ю ч е 
ние

Контроль 
целей 
упро&ле 
нал

Сигнал 
лере груз 
л и

Лам па  
, О т  км/О -  

чено "

Л а м п а
Включено

Ла м п а  
сигномоб 

Влинкер 
не подняв  
^омопод- 
xbom реме 
не с н я т

досцита о т  
замыкания 
но землю

* 5

у н з  * #/7<?/г

ТП 904-1 -  62. 86 эс
Компрессорная с та н ц и я  3 (ч ]К Ц - /ООЛ 
г ва ри а н та м и  /Зля блокирования

С ГО во А Лист Мостов

^ н с ^ п и а м н о п / П р о в о з -  г. Ростов-но-Дон^/

РП 2S



Пол.
овоъно- Н а и м е н ов а н и е Рол. Примечание

R8 R9

резистор

ПЭВ -2 5 . 3000 Ом ± 10 % г

RfO/ И ПЭН- 75 680 О*/i  /0% 2

R12 ПЭВ-25. 3000 Ом/1 0 % 1

St, S2,
SH

П е р е к л ю ч а т е л ь

ПВ-0/f- Уд исп г з г

S5S5 n e -O /f-У Э  исп г 2

К нопка

SS1 К £-011- У 3, исп. f  черный 1

SB2 K f -  ОН- УЗ исп. 2. иернь/О 1

s e t Ти м б ле р  ТВ <?-/ 1

В ы к лю ч а те ль

SF1 Я Е 2 0 ъ з -Ю У З } Ч Л 1

Sf2 ЯЕЭОЗб-ЗОУЗ, 5 Л  . . 1

vm д и о д к в  гоем, ужз зея оъв т у У

Л п п о р о т и о о  в отсе ке  В ы к лю ч а те ля

£12 Лам па СМ 13 -15 1

П о т о о н  2Ш /5-56М НУВ 1

SEP Тумблер ТВ-1 1

SO В ы к лю ч а те ль  ВПК ~ 41 41 У2 1

Поз
обозна-
чение

Наименование Кол. Примечание

EL1 JOJUDO CM /3 /5 ТУ/6-535 07? 74 У

Патрон 2ШТ5-36МН//В У

Л  puna т у р  о  сигнальная ПС-220

HL линза белая /

HL6-1 линза зеленая 1

HLM линза красная /

HLW1 линза белая /

Jo ju na  PH НО-В. ТУ/6-535 872.-74 4

Реле т о к а
KFH,
кяг Р Т-Ч О /сЗ УЧ  _ _ _ _ J _2_

Л см отреть с листом г>(ус- 
ч ети  релей- 

рных з асцитKR3 Р Т -Ч о )с и У Ч 1

КЙЧ р т - ч о / а ч ч  _ _ _ _ _ _ _ 1
и опросным 
листом

Реле промежуточное -2 2 0 в
KU
KL2 Р П -2 3 -У 4 2
KL5
#1 ч РП -252-УЧ 2■Л.г v

HI? Р П -2 5 2 У Ч 1 __

KQt Р П -/ / -У Ч 1

KQC1 р п -г з -у ч 1

К0Т1 Р П -2 5 8 -УЧ /

КТ1 Релё времени ЭВ1 з -УУ /

РЯ1 Лм перм етр  . 9 - 3 7 7 г-тЛ х кл 1.5; 5 Гц У по заказу

Резистор

Rf,R2
------—-----/---------------------- ----------------

ПЭВ-50. /ООО Oj j ±/0% 2

R3M*S ПЭВ -25.3900 Oju + /0 °Jo 3 ___

R6,R?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ПЭВ-25. 5900 Oj j ±/0% 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -

1 Сосемо вы полнено согласно технической и н 
форм ации CHS завода вы соковольтной оп по  -  
рогпурь/ г. Ровно -  ч е р те  or Р22 6 8 -/2  чсп. 03} 
схем а м о н та ж н а я  - 0КП.36Ч. Чд102.

2. С х е м а  с о с т а в л е н о  д л я  д в и г а т е л я  lt д л я  
о с та ль н ы х  аналогично. Прибило

ЦнЬ.Ка.

/105- 
обозна
чение

Н о и м е н о в о н и е Кол. Примечание

П Р У  -  б (/О ) кв. Шкаф а/ 3 (3 , 4, 15, /в)

Л п п а р о т у р а  н о  вы дви ж ном  э л е м е н те

0.1 В ы клю чатель 8 K -1 0 -C J -6 3 0 C J 1

k e si
Реле блокировки о т  повто рн ого  
включения 2206 У

M l Э ле к тр о д в и га те ль  -2 2 0 8 1

01 Б ло к -к о н та к ты  положения выключош 1? 8р . 9 з

SH&1 I I 1 1

SQM1 Б ло к -к о н та к ты  положения привода 6 З р , 3 з

YffCf Э ле ктром агн и т включения -2 2 0 В 1

YffTf Э ле к тр о м а гн и т отклю чения -2 2 0 8 1

Л п п а о а т и р о  6 о тсе чке  т р а н с ф е р .jи о то р о в  т о к а

1FH-R Т р а н с ф о р м а то р  т о к а 2

ТЭТ-с
—У- ------ У- -У---  'Г - ------------------------------'

TH2-R с м о тр е т ь
> опросный 

л и с т  37.3ВТЯ2-С

ТПд-1 Транссрорм отор .т о к о 1

кн/, 
к на, Реле иказотельнче Р У-21 ^2206 6
кнч;
КПЗ;
КН6
КН8

BVR1
Счетчик/ электрические/  
С Р уу -И 6 ?3 л  -Т О О 6 . 5 Я У ТУЭ5-0//72-69

BW1
) J

СЛ5У -  И 670м. ~ 100В 5 Я / ТУ25-0/. /72-69

С1..СУ
Конденсатор
М6Г0 -2 -4 0 0 6 -20нкПР± 10 % 0x0462023ТУ У

параллельное
80м*9>

ц н в  л п ш / г

ran
Нач.отд
И. конто
Рчк гр.

j Cm ин*>.

Леонов

Ъожяо/
Чопны
еровцубо

ЦнзсенеЬ Гирина

ТП 904-1-62. 86 ЭС
Компрессорная станция 5 (kj Кц 

с вариантами для блокирования.
/оо л

Стадия

Ясинхронный электродвига
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# ЪсииоркироЬоть t/z/a У  е/7<$/<2

7/7 904-/-6Z. 86
К о м п р е с с о р н а я  с т а н ц и я  5 (4 )  КС/, -7 0 0 Я  
с  Ь О р и о н  т о м а  И ля  б л о н а о о б о н и я

?ту&оя\ Л /с г  М/сгоб



^опрашиваемые банные
Порядковый номер ш кофо
НоминальноеР£МЛ тпояженис аУднапряжение 

Номинальный 
ток сборных шин

6(Ю)
6Ъ0

кВ
Л

Сэсема
соединений главных 
цепей

Н ом енклат урное  
обозначение ш касоа
Монтажная схема соедине
ний оспомоготельных испои

Выклю чат ель тип т ок
Ирин*>,иипиольноя схема

WBMU6(fO))p/l 
Of-630
OKA 364
т  os

ЙЙЬ*
$АПри~
л?
1±
12

13

W Ковач, и  сечение сил, кабеля
16

Токи установки. ЛВ &gbju_
Тип, классы точности и коэффициенты трансфо/. 

моими троне<рорматоро( 
------"  напряжения

16
11

Наличие блокоробки тележки 
Выключателя зоземл разъев 

огреб а

/8

19

Типы
реле
иап-
пара
гура

,ие 
уточ
нения 
харак
терис
тик

50

34
35
3$
37
38
39

Ш

IV

—1#УУ VPf.yfnv,,>
с̂кгр̂ и̂шаатап

Наличие
счетчико

Р е л е  т о к а

Найме ноб ание 
объекта

Наименование заказчику &&
Проектная орга 
низация,ее адрес
Платежные рек
визиты заказчика
Отгрузочные рек 
визиты заказчика 
Номер фондовою  
^ т а  Выдачи

Ф
:1

вна{ 
Of-1
ОКА 364
481. 02

-to-а
Ш Л .

&К- ЮС7 в30 Л
Р228\исп.

-  £2 0
-  £20

ТОЛ-10 
OtS/fOp 
CJ/S

ТОЛ-Ю
0,5/Юр
CJ/S

E J
1

тно/Ю

7РЩ1РШрг-чо/sb

fir

ф

7йЩи/1 
630 О

Ш.
- 2 2 0
-2 2 0

C U

Ф

;1
ЪНн$Щ Шн&яёЩ шеми 
0 1-6 30ШШ

вк-ю о
6 3 0 А

вивк> 670
509/070934

Р2286-12У 902.03
~  £20
££0

ТОЛ-Ю
ОМЮр
0 / 6

с о

рт-чоро КПЗет-чоно

PT-40150

Ш ь ГгЦоМ).1

L

M L[/вЮ 6

№Ю ьг0 
209.tO7.S3

ргев€-чосп. 02

w m

бЩ 
06-630 
ОКА 364 
379. 04

&К-/0С7
630Л

ЩйспГьЩ 
60ч 630
виею ею
хн.югоч.эч.г.

■220
- 2 2 0

ТОЛ-Ю  
0,5/Юр 
си/5

йШКЩю) 
801

виею бто. 
го9.1ого2.23

ТНЗ-26/СЛ 
6743 о/ЦЧ  
ткго-орчз

SF
Л  371$6

Si - BOA
$2 * 60А

1

Ж/ею ею 
209406.34

Т) штнивЩ Ш1 
2 Q 1 6 3 0  ”

&аСюб70 209. /0633

О КА  3 64  
416

fBHUi 
33-63
ЪивК>б70
209406.34
&K-/0CZ7

6 30 Л

P2287-S BUB/0670 1 Ш тн -1 - 
20940S.33 16.

ЗжЗНОЛ 06

Ш ° 7

+

ST1S-2SA
i£X -W
Sftf-ZSA
S21-S2S.

2SA

10

Ф
//

Ткязёч.
291

-2 2 0
220

тол-ю
0,5/Ю р  
а /5

12

m  шшргтб/Шшниаю) \ш~1 
Ю\Ю2-бзО]201-630 “

ОКА 364. 
Ч/б

Р2287-9

+

КЩШ2 
РТ-40120

-h

13

и:
и:

'ВНибрО;
06-630
ОКАзШ 
379. 04
вк-юа6S0J)
Р8286-4 осп. 02

-£ 2 0
- £ 2 0

ТО Л -Ю
О'5/fOp
а / 5

14

[]

&и£Ю 670. 
209 f02.04,342

15

шениЩШ
01-630

Ш Ш Ш
01-630

ОКА 364. 481 Og.
В И -г о  а  

630А
йивюбю. Р2288-12 
Ш/Р202.36.1 исп. 03

ТИЗ-25/а  
6743 a/о 4
TK20-QS43 1S0/S

а .7

ч-

SF
.Я3 71 65

S j ^ m
S iz B D A

~££0
-2 2 0

Т О Л -Ю
0'5//Ор
а/5

Е З

К П З ,РТ-ЧОНО

16

ОКА 364 
481 02
Вк-ЮО 
630 Л

-J2
220

-220

ТОЛ-Ю
0,3/Юр
а /5

СМ

ССЧОЦО

er-Vofso

17

Л  л  ом  р а с п о л о ж е н и я  , , .
шкасаоЬ 6 РУ - 6(10) кВ _________(М  1: 100)

. 5
—г--

2 3 ч 5 6 7 8 9 10 11

Резервное juecm o Z
12 13 /У 15

1 Г

Ф асад

16\11\JB\
Резервное м есто\

run

Ряс гр
Унцтенет.

/в 19 2 0

1 ИРУ выполняется по
ТУ  16. 536 6 02-79

2 Монтаж шкосроб ИРу 
производить 6 соответ 
стбии с техническиju 
описанием и инструк
цией по эксплуатации 
Ъ, М/онтож и эксплуо/по 
цию ком/плентующей 
аппаратуры произво
дить по инструкции 
зободов -изготовителей 
У. Лх/першетры и вольт
метры устанавливают
ся со стандартными 
и/коломи в зависимости 
от установленных из
мерительных тронссрор 
моторов.
5. В скобках указаны дан
ные для напряжения /0*8.

6 / 7 Заполнить п ри привязке.

3 3

1///6 к  # /7< ?/г

Леонов
Нач огд. Лабь/дов
Н. контр. Шоюрево

Чопнь)
Гирина

ш
ш

Привязан

Uно. Нв

Т П 9 0 У -/-6 2 . 3 6 з с

Компрессорная с т а н ц и я  5 К Ц  -100Л  
с вариантам и для  блокирования

Опросный л и с т  для  
ъаказа ном ер К Р У  се

СтосЪя Лист Листов
рл 37

ГиПРОСТРОЦЦОРМАИ,
г Ростов-на-/},ону
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Запрошобоемь/е донные 
flops бко&ый номер иикофо
Но ju u  нольн'ое
мопрасеение  ^
Номинальный то л  
сборных шин

С х е м а  соединения

главных цепей

1 КРУ выполняется по 
ТУ /6. -536 602 -  ?9

2 Монтоас шкасров КРУ 
производить 6 соответствии 
с техническим описанием и 
инструкцией по эксплуата
ции
д Монтале и эксплуатацию 

ксииплектуюш,еО аппаратуры 
производить по инструкции 
заводов - изготовителей

Амперметры о больтмет
,__ устанавливаются со
стандартными школами о 
зависимости от устонов - 
ленных измерительных транс 
срормотороб-
S. з скобках указаны дан
ные для напряжения 10 к&
в си дополнить при привязке

з 4

i/ f fв

Привяла//

Uh6. л/*

ЭС7/7 904-1 - 5Z- 86__________________
Компрессорной станция 4УЦ~ 100Л 

'  -----------  для блокированийво  пионт  о м а

Опросный лист для 
зокоза камер КРУ 
с е ы ш  А ' 7 У - У

Р П 38
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! столица /.
ведомость рабочих чертежей основного комплекта ЭМ

Лист Наименование
/7Ясу*ие>ААСАГ(,для
5КЦ-/ООЛ чкц-/0ОЛ

1 Общие да иные. Начало. -h

a Общие данные. Окончание. + -f

б Технические донные электроприемников. + •f

4 Щ и т  защищенный однорядный Hf +
Расчетная схема. Начало.

5 Щ и т  защищенны# однорядный Н/. +
Расчетная схема. Окончание.

6 Прокладка кобелей но отм. 0.000. План. +

7 Прокладка кабелей на отм . 0.000. План. + я

8 Прокладка кобелей. Разрезы.

9 Кабельный журнал. Начало. -f
10 Кабельный журнал. Продолжение. + +
Н Кабельный журнал. Окончание. +
га Заз емление. + ■f
13 в е н т система SB Электрические схемы.
14 Прокладка кабелей но о/пм.О.ООО.Плом8арсюкг1 .

15 Прокладка кабелей на отм.О.ООО.Плон.&ариотВ +

Ведомость спецификаций.

Лист Наименование При меч.

6,7 Спецификация к прокладке кобелей.
ia Спецификация к заземлению.

Таблица 3.
3 едомоеть ссылочных* и  г/. слагаем ы х документов.

Обозначение Наименование Примеч.

Ссылочные документы.

Шикрр Л 173 Прокладка кобелей в канолах.

Материалы для  проектиро-

вания.

Типобои проект Прокладка кабелей на ко нет

Ч. 407.260 рукциях

Типовой проект Прокладка кабелей н а  сбор-

4407265 нь/ос л о т к а х
Типовой проект Установка аппаратуры и под-

4407. 208 вод питания к крысиным вентил
Типовой проект Заземление и  занс/ление

5.407-(1 электроустановок
Типовой проект У с та н о в ка  ком плектов

серия V. 407.249. A40t из ящиков с рубильникам и

а в то м а то в , кнопок ПНЕ, ПНУ
и токоподЪодь/.

У АЧ0Z 255 КоЖух для з а щ и ты  кобелей
Типовой проект Установка одиночнь/х ящи-

серия У. 407-235 Н39? ков с рубильникам и ; а в т о  -

м а то в, кнопок ПНЕ, ПНУ и  сиг-
мольных а п п а р а то в .

к

\
I

Чертежи разработонь/ 6 соответствии с 
дейстбуюсцил/и нормами и пробиломи и соблю
дением меропри ятий) обеспе чибоющ и ос поусоро 
безопасность и взрыбобезопасность при экс
плуатации зданий (сооружений).

Главный инженер проекта С. Н Леонов

Подпись ГЦПа,
привязавшего типовой проект

Пр одолжение та б л . 3

Обозначение Наименование Примеч

Прилагаемые докименты

ЭМ. СО. Лльбом 6 Спецификация оборудования

ЭМ. СО. Лльбом 7. Спецификация оборудования.

ЭМ. SM. Лльбом в ведомость п о тр е б н о сти  6

м атериалах.
Задание заводи-изготовителю

ЭМ-46 Перечень проектной доку-

м ента ци и  д ля  заказа НКУ.

Э М -17 Щ и т  защищенный од нор яд-

ный Hi. Таблица.

ЭМ-18 Щ и т  защищенный одно-

рядНый Hi. Опросный ли ст.

А / т  /А Л Я /г.
Прибяран

ТП 9 0 Ч -1 - 62.96 ЭМ
Компрессорная станц ии 5(Ч)КЦ- /00 Л
с Ьорионт ома для блоги росюния

run Леонов Стадия Лист ЛиС7од
Нач.отЗЛобыдов рп 1Нконтр.Ьологооебс г/Вм
Риг. го. Чопны Wla*. Общие банные. 

(Начало]
ГипРОСТРОиДОРМЯГ,

г. Ростов-но-ДонуСтин Ж.КповиоВа"Mai—.
Техник Горстка Ш

Кольну сЬерил Горстка Копиробал Пронина 9hpjjctr
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К о л и ч е с т& о  ком прессоров} ш т  

Напряжение источников п и та н и я , кв 

Тип вводов
К о лич ество  п и та ю щ и х  л и н и й  
н а пр яж е ни е м  /0 (6 ) кВ 
К о ли ч е с тв о  резервных м е с т  для  
ус та н о в к и  К Р У} ш т

Э ле к тр о д в и га те л ь  нои/прессоро

Ус та н о в ле н н а я  м о щ н о с ть  э л е к т р о - 
д в и га те ля , к В т

Ус та н о в ле н н а я  м о щ н о сть  т о к о 
прием ников 10(6) кЬ , к 6 т

У с та н о в л е н н а я  м о щ н о с т ь  т о к о 
приемников 0,38 г  6, квт

Р а сче тн а я  п о т р е б л я е м а я  м о щ н о с ть  
токоприем ников^ г  В т

всего к В т

в т о м  числе
10(6) кв, к В т
0,38 кв, к В т

Годовой р а с хо д  электро энер гии\  
млн к 6 т  ч.

О перати вны й т о к , в

Пуск э л е к т р о д в и г а т е л я  
ком прессора

кабельный

Лсинкронный
ЦЛРН-бЪО/

6000УХЛЧ(/00(4
I

630

3/50 2520

/0(6)
ч

10(b)

62

2986

2935
S i

/7,700

56

2396

2346
Чв

/4200
Выпрямленные

ёго
прямой

О б щ и е  у к а з а н и я

П р о е к т э ле к тр о те х н и ч е с к о й  ч а с т и  
компрессорной с та н ц и и  выполнен на  
основании:

-  техн ологи ческой  ч а с т р  разработок/- 
ной отделом  п р о м в е н ти л я ц и и  и т е п 
лоснабж ения Ги п ростр ой  дор м ои /;

— з а д а н и я  о т д е л а  о то п л е н и я  и  в е н т и л я  -  

и, и  и  Р о с то в с к о го  П р о м  с т р о й  н а с т р о е  K m o j

-  к о м п л е к т н о й  п о с т а в к и  у с т р о й с т в  а в 

т о м а т и з а ц и и  и  о т в е ч а е т  т р е б о в а н и я м  

77УЭ-76, СН /74-75; ОН 357- 77) СИ /0 2 - 76,

К ом п рессо ры  к о м п л е к т у ю т с я  э л е к т р о 

д в и г а т е л я м и  н а п р я ж е н и е м  6 кВ. П о с т а в к а  

ком прессоров с э л е к т р о д в и г а т е л я м и  /О к б  

п л а н и р у е т с я  с  /987 го д а  ( сообщ ение  

Новосибирского з а в о д а  и С и б э л е к т р о т я ж м а и /  "

И  /59 о т  /в. 0 2 8 5 г )

Э л е к тр о с н а б ж е н и е  ко м п р е ссо р н о й  с т а н ц и и  

п р е д у с м а т р и в а е т с я  о т  Г П П  и л и  о т  P /J  п ред

п р и я т и я  н а  н а п р я ж е н и и  10 (6 ) кВ по д в у м  

кобельнь/м л и н и я м . М а р к а  и  се ч е н и е  к о б е л я  

о п р е д е л я ю тс я  п р о е к т о м  п ривязка.

Р о с п р е д у с т р о й с т в о  10(6) кв п р и н я т о  из  

кам ер Н Р У  т и п а  Н М -/  Н о лом ь/й ско го  з а в о д а  

по ч е р т е ж о м  СН6 Ровенского з а в о д а  вы со ко 

в о л ь т н о й  а п п а р а т у р ы  и  с о с т о и т  из 9 - с е к 

ц и й  ш и н  с секционны м  8 Н  с у с т р о й с т в о м  д?ВР

З а щ и т а  и  у п р а в л е н и е  м о с л я н ь /м и  в ы к л ю 

ч а т е л я м и  п р и н я ты  н о  в ы п р я м л е н н о м  о п е р а 

т и в н о м  т о к е . П и т а н и е  ш и н о к  о п е р а т и в н о г о  

т о к а  о с у щ е с т в л я е т с я  о т  т р а н с ф о р м а т о р о в  

собственны х н у ж д  и  ш касров низкого  н а п р я ж е 

ния ( ШИВ Я), и м е ю щ и х  у с т р о й с т в о  о п е р а т и в 

ных ш и н о к , у п р а в л е н и я  и  с и г н а л и з а ц и и ,

Ц л я  п и т а н и я  о п е р а т и в н ы х  ш и н о ю  ±Ц/П  

включения в ы к л ю ч а т е л я  у с т а н а в л и в а ю т с я

( в  случае  н е о б х о д и м о с т и ) у с т р о й с т в а  /У Щ  

2УНП ти п а  УНП-бдО.
В р а с п р е д у с т р о й с т в е  к о м п р е с с о р н о й  

с т а н ц и и  и м е ю т с я  резервн ы е м е с т а  д л я  

у с т а н о в к и  НМ-1 других п о т р е б и т е л е й  п р е д  

п р и я т и я.
В т и п о в о м  п р о е к те  п р е д у с м о т р е н ы  в а 

р и а н т ы  д л я  б ло к и р о в а н и я  с  д р у ги м и  п р о и з 

в о д с т в а м и .

П и т а н и е  п о т р е б и т е л е й  680 /220 3 к о м п 

р ессо рн о й с т а н ц и и  о с у щ е с т в л я е т с я  о т  

щ и т а  серии РТЗО-81 ( д л я  зо дви Ф ек, н асо со в  

и  д р уги х  м е ха н и зм о в)

Опросный л и с т  для заказа щ и та  по нор
маму 0J7X. 084. 2/5 прилагается .

П о  до н н ы м  з н а ч е н и я м  тк .з . п р о и з в о д и т 

ся п р о в е р к а  у с т о й ч и в о с т и  о б о р уд о в а н и я  

и  к о белей в о з д е й с тв и ю  т о к о м  к о р о тк о го  

зомь/коноя.

-  о п р е д е л я е тс я  з а щ и т а  о т  грозовых пере- 
ц а п р я ж е н и й  о т  количеет&а грозобых дней В году

~ опР  е б е л  я  е т с  я  н ео б хо ди м ы й  к о н т у р  з а 
зе м ле н и я

- ко м п енсаци я р е а к т и в н о й  м о щ н о с т и  р е 

ш а е тс я  ком плексно д л я  всего п р е д п р и я ти я .

6 6

6WsS?/7S/z

ТП 9 0 4 -1 -6 2  дС ЭМ

Компрессорная с та н ц и я  5(Ч)КЦ-700Л 
с Вариантами для  блокирования.

Сгобш Л и с т

Общие данны й. 
(Окончание)

РП
Л и с те /

ГиПРОСТРОйДОРМт 
г. РостоЬ - на- Д о н у



Те хн и ч е ски е  д о н н ь / е
Hojuep Н а и м е н о в а н и е Т и п

к l  .Ток, Л и с т о ч н и к
П рим еи.по

п л а н у э л е к т р о п р и е м н и к а
fJJHJ

^ и о р и о № | .1I $ $

ii

п и т а н и й

iM

1}1£ У Л Р / i
езо/бооо

УХАЧ

630 6000 ? г 382 3000 Р У - 6  кв
з г в ц - ю о / 9 650 /0000 Р У - /0 * 8

1 M / i д в и г а т е л ь  задбил/ени  
н а  бобе

т ш у у д 0,37 380 f,3 6 1500 Щ и т  Н 1

im / з
д в и г а т е л ь  н а с о с а  

пускового Ж 0 3 2 У 5 г , г 380 / 6 29,9 2850 ш ,и т  7 Щ Л

г м U б а г а т е л ь  к о м п р е с с о р а
я г  а ц -to o / з

4 Л Р Н
650/6000

УХАЧ

650 6000 ?г 382 3000 р у -б к в
630 10000 р у -  ю  к a

э м / / д в и г а т е л ь  зо д в и ус н и  
н о  боде 490658445 0,37 380 1,2 6 /500 Щ и т  Н1

э м / г д в и г а т е л ь  н а с о с а  
п ус к о в о го У т в г у з 2,2 380 4,6 29,9 2850 Щ и т  2 Щ Л

з м Л б а  г о т  е ль  к о м п рессо ра 4ЛРМ
650/6000

УХЛЧ
630 6000 ?2 382 3000 Р У - б к б

з г в ц -s o o / s 630 /0000 Р У - 10 кВ

Зм/ i д в и г а т е л ь  за д б и лс к и  
н а  б о д е

т е з в ч у з 0,37 380 н 6 /500 щ и т  Н 1

л м / з д в и г а т е л ь  п ус к о в о го  
н а со с а

4Л80В2УЗ 2,2 380 ч,б 29,9 2850 Щ и т  З Щ Л

У м

1а\1«О i
t
*

$
s
r
i

VO 630 6000 72 382 3000 Р У -6  кВ
ЗЭ В Ц -Ю 0 / 9 630 /0000 Р У -10 кВ

ч м / д в и г а т е л ь  зо д б и лс к и  
н а  в о д е 4Ш ЗВ4УЗ 0р7 380 а 6 /500 Щ и т  Н 1

ч м /г д в и г а т е л ь  п у с к о в о го  
н а с о с а ш о в г у з 2,2 380 *,* 29,9 2850 Щ и т  4 Щ Л

5М д в и г а т е л ь  коэипрессора 4ЛРМ
650/6000

УХАЧ

630 6000 72 382 3000 Р У - 6  мВ То ль к о32 В Ц - 100/9 630 10000 Р У - 10кВ

Э м / д в и г а т е л ь  за д би о ск и  
н а  во де Ш 63ВЧУ5 0,37 360 в г 6 /300 Щ и т  Н 1 для

э м / з д в и г а т е л ь  п у с к о в о го  
н асо са ш о & г у з г ,г 380 4,6 29,9 2850 Щ и т  5 Щ Л 5РЦ-100Л

6 В Ь и г о т е л ь  ком прессора  
в У -0 ,6 / в

B152S6 5 ,S 380 12 84 /000 Щ и т  У  У

?
Ъ Ь и г о т е л б  к о м п р е с с о р а  

6 У 0 ,6 / в
8/5236 s ,s 380 12 84 /ООО //

a
д в и г а т е л ь  носисо  

0 / 5 -2 5 -3 ,6 / 4 -5 Ч Л х Ш Ч ' 2,2 М О 4,9 25,4 /920 //

3
д в и г а т е л ь  насо са  

а /5 -2 5 -5 ,6 / 9 ЧЛх901Ч 2,2 380 4,9 25,4 1420 //

10
У с т а н о в к а  о с у ш к и  
воздуха УОЗб 9 0 ~~Ю0 0,5 2 2 0 //

Номер
по

плану

На илиенов оние

электро приемника

Тип
или

марко

Технические данные
источник

п и та н и я
Примеч

it.

а г

!

1

Ток, Л
!i1

1

1

11 крышный в е н т и л я т о р 4Л10064 У 380 585 400 Щ и т  Ш

12 /1 4Л100В4 4 380 ?,8 58,5 400 //
13 // чл/оовч У 380 ?8 ■58,5 400 //

/у лиаслохозяйстбо ЧМ56Л4 0,/2 380 0,44 V 1400 //
15 Отопительный а гр е га т 4ЛЯ636Ч 037 380 1,2 6 7370 //

16 О то п и те льн ы й  огр егот ЧЛЯ638Ч 0,ЗТ 380 <* 6 1370 //

/7 Отопительны й о гр е го т 4ЛЯ63В4 037 380 € 1370 //

ЛриЬяъан

Uh6. л/s

М /в  / /  Л Щ / л

7 п 9 W -f -S 2 .e e  эм
компрессорная с т а н ц и я  5 (4 ) кЦ ~ 100 Л  
с boouoHmojuo 6ля {/локирования

Сюдия Лист Листоо

РП 5
Технические донные 
электроприемнико б.

гипростройдормт
г. РосгоЬ -на-Дону

Кальку сверил копировал Пронина Форилот Л  2.



пр
ое

кт
 

У0
У-

7
- 6

2.
 8

£

к>

О
ч>о
с
£

данные питающей 
сети  _________

блок управлениях 
Расцепитель авто
мата
У с та в к а . J f

Маркировка кабеля 
пробода____________

Условное
обозначение
граф ическое

Тип ш/сосра ш о о  о к

аА шкафа U/-f Ш-2. LL*-3

1

а/£ по плану 1ЩЛ 2ЩЛ зсцл Чщя 1М/1 г» Н зм/ f 4N/f 5М/1 — S W Щ-1 щ,-г € 7
Тип ЧЛЛ63ВШтшт Ш&6У&Ш&№3члтбую stseso B732S6

Номинальная мощность г к6т S4 64 3 3 3 з 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 3 4 У s,s S,5
Ток номин, 'Н S3 S3 1,2 1,2 1,2 1,2-тс--- iS 12

Наименование V .

1

«м*ъо>04>

Устройство 
ЯбР питания § ^ 

$rv
$ ^ ! | $ $§ ^ К

$ * *

|« is

J O

T Z
s o

Vi
1* t

g$*. $ 5 U
56Si. S'

S' ^
4 ^

§ л§ jo4 Q Or*
4 *

з&

////a Vff/Zfyte

ТП 904-1-62 86 ЭН
Компрессорная станция 3(4) Щ  -  /OOJ7

^  Д/УЛ/ / O 'i/ m / Y  //// tO лг> J7 л /i/s/ /ллД/ v ^  /ОПриЬЯЛОН am. Леонпб СгодиЯrLJmЛист Листов
'шшщ.

даЬыдоВ
Заююребс, РП У

tm.UHSt.
Чопрё/ Щит зслцшценнь/й Н( Расчетная рзранст ГИПР0СТРОЙДОРМАШ

!/нкЛ Техникшестка
w 7 х » '  f*f w / f С* «Л C v w  .(Ноиолт. г. Ростов-на-Дому



Ъоннз/е л и то ю щ е а  
_______ ОШШ.__________

Б л о к
упробленап, 
ра сц епите ль  
o&mojuomo, 
устобно, J?

JL/оркиробко кобеля, 
пробода

/

\ \

Условное
графическое
обоъноченае

&8Х Ш9к

L

О О сю w *

O s

В0Э5Н5- 603S//5- д О Э в ю Л
*

5035/75 - 60357/5- 60Э57/5-

88746 88 ггтчб г г 40705._ 8474 Б 88748 88746 8 6 88748 8 8
6,3 6,3 Кб /дол

!зN

7,6 9 6 7,6 7,6

!3к

У

л/ шкогра ш -з ш - ч  ]

\
%
0

!

а/  по п ла н у 8 9 70 7У 77 /3 /5 73 /б
!

/7

Тип 4JX80S4 Ш Ю В4 4/7/75664 /Я 700 
3834

4/7700
S88'.

44/763
34

4 Я ТОО 
J8 34

48 в 65 
84

488651
84

Н ом инальная  
маю но С/т? ь . к о т 8,8 8,8 Of5 0 /2 У У 0,37 У,0 0,37 оу?
Ток помин., J7 У,9 " 3 о.чч / г 7,2 7,8

Ноил/ено боние

=5 >5
__ _ ^

'о

8 ?

* 1

b

т *
.5 ^ S §О) 0-̂ 0 s

С* g ,
^  ss

I S  fc  
&  ^

1 ,
р |

i f ,

$
Ы
I l S

•
$ &

1 1  

А  $ |

t  1 
& %
§

£  $ 5>Q) ^ к

? ■<У <К)
§§•

1 * 5
Топ и/коф о Ш ОООК

г/т // 9/78/г

При&зп

Uh6 У*

run ЛеоноЬ
Ноч.отб. ЪаЬыдоЪ щ я *
Н. к о н тр ЪслотореЬс' ,f5~
Ре/к гр. Чопны Щ е у
Cm. c/HjpГрабиобо
Техник Горстка 1 & 3

7П 9044-62.86 ЭМ
Ксиипрессорная с т а н ц и я  5 ( 4 )  Н Ц  - 700Л  

с Ь а р и о н тс н и и  д л я  б л о к и р о в а н и я____

Щ и т  ъоицищенный Н1. 
Расчетная схема. 

(Окончание?.______________
ГНПРОСТРОЙДОРМАШ

г. Рост ов-нА-Дону

I Ц
нЬ

, H
i п

од
л 

I П
од

пи
сь

 о
 д

ат
а 

\б
ло

м.
ом

6. 
*/

? |

59

£ / Н в  4  9 / 7 # / £

ПриЬяьан Стадия Лист I Листоб

— ■
голюаройдормш

Г. РоСТоЬ-НО-Ъоиуи»6. л/s __________ 1_______



П л а н  но  опии 0,000

В е н тс и  с т е м о  
82  

П л а н
Cjuo/ п р е т ь  со б л/е е тн о  с  л и с т а м и  Э М -Q 9,10/1/3

&
[_Раиесцение 0

jjoeAoxoAaocjocr

Л/v j  W l\

/уsbz V\

Л

к » *

1' п <%\—
le t

.н/ч-Г
а пускателю /УЛ1М 

щ и т  Н/

l/нв Л/9/7Я/2
к

®
Прибялон

инб. У-

run
Начлггд.

fb r  гр.

Леоной
ЛоЬыбоЬ

Нлонтр. , Ьологореба
Чопны

инкенесЛ Лопехо Ш Ш -

1П-90ЧЧ-62. 86 ЭМ
Хеш прессорная ста н ц и я  6Х Ц -/00Д

с Ьарионтсш и для б л о к и р о Ь а н и я _____
-тодия Лосг Листов

Т и п о в о й  п р о е к т

П р охла дн а  Нобелей  
на omaj 0.000. П ла н

РП 6
Ш Р О С Т Р О й Д О Р Н Ш  

г. РоетоЬ па-Д оне/



П лан но о т м  О ООО

$ентеистем о вс? 
Плои. Смотреть совместно с листами ЭМ-8,9/0̂ 77/3.

4 f

Пробязон

Ш6. П?

run.
Ноя old
Н-FOHTp-
й /r rp.
Инженер

Леонов
Ъовь/дов
ЗолртдреЬа
Чопны
Г̂ римсг

ш
■ d p<*7а—

Шв н p/z#/г

ТП  9 0 4 -1 -62. 86 ЭМ
Нсшпрессорноя с та н ц и я  УНЦ-Ю ОД  

с 6opuQHmajuu для блокирования

Т и п о в о й  п р о е к т
Crack/я JJacr Листов

Проклабка кабелей  
н о  опии. 0,000 П ла н .

РП 7
гипросгроодормт

л  РостоЬ-нсг-Дону





3

§ч>
V

$

4м

£

Трасса Кобель

Марки -
робко

кобеля
Начало

По проекту ПролоФ ен
Конец

Марко

Колич. кобелей, 
число а  сечение
Эсил) напряже
ние

длина,
м Марка

Колич. коделео, 
число и сечение 
Фил} напряже
ние

Т)лино{
м

в 1-1Я Ввод f КРУ 6(/0)л-8 Камера 6. с о

b f-fS То ate То аре

вё-1П В в о д  & КРУ-6//0)кв Комера id с о

вё- i a То ate То ate.

6/M-f КРУПНО) к б Комера /6.
Синхронньм электро
двигатель /н ЯЯ(М& Зх70-6/Ю)к6 15

Ьём-ё

!л11 Синхронный электро -
двигатель 3/f ваше ВЫ 0-6(Ю ) кВ 10

бзм - i КРУ~6/10)к8 Номера Н.
Синхроннью электро
двигатель зм. п я ть 3*70-61/0) кВ 15

Ьчм- f КРУ- 6(10)кв. Комера 3.
Синхронный электро
двигатель УН. явшь 3x70-б/70) к 5 10

6bM~-f КРУ-6(/0)кв. Комера 2.
Синхронный электро
двигатель З Н я т ь 3x70 ~ 67/0) кВ ю /ОЛЬЫО для ' 

SKU.400.R

HIM/1-1
Щ и т с/лрабления ///. 
панель 3. Dбогат ель fH /f. Я в ы 1(3x2,5 + 1x7,5)660 15

Нём If -1 То ate. "двигатель 2 Н //. ЯВЫ 1(3x2,5+1x1.5)660 20

ПЗМ/f-l И U багатель 3Mjf_ Явы 1/3x2,5+1x15)660 25

НЧМ/f.f // Двигатель КП//. явьг 1/3x2,5+1x1.5)660 30

Нб/f/f-f // Uбагатель 6М]1". ш г 1(3x25+1x1,5)660 35

1ЩА и Щ и т  1ЩП Я вы 1/3x4+1x2.5)660 15

Р щ я к Щ и т  2Щ П Я в ы Кыч+иг.5)ббо 20

З щ я // Щ и т  З Щ Й я ь ы 1/3x4+1x2.5)660 25

У Щ П И Щ и т  П Щ П ЯВЫ 1/3x4+ 1хё5)б60 30

5ЩП То ate Панель 3 Ща&? 5Щ /? Явы l(Bi4+t,e.s)660 35
Только для----

5КЦ /ПГ) Я

Щ~1 Н
Обсрестанционнб/О
ш ,ит Ш -1 яьвг Г(ёх.4)-6бО 15

Щ -ё 77
Общ естсгнционнб/й 
щ и т Щ-ё. Явы /(2*4)-660 /5.

н е -/ // Двигатель коиипрес.

сора 8 У -0,6/8 яввг 1/3x4+ 1x2.5)-660 40

Н7-/ // То ф е Я вы 1/3x4 + 1х25)-660 40 ,

Н8Ч // Д в и га те ль  8  м асло  -

но со СО яввг 1(3x4 + /х 2.5)-660 10
Н 9 -/ // Двигатель 9  м а с л о -

насоса ЯВЫ 1/3x4+ /х 2.51-660 15
Н Ю -{ // У  с то н о в  ко осиш ки

воздуха Я вы иг*ч) еяо 40
н / Uс то ч н а  г  п и та н и я Щ и т  ипробления

/ Н/. Монель / нввг 1/3*50+1х к ) МО С О
_ Нё L/сточнин п и та н и я Щ и т  ипроблени я

2 Hi. Панель 2. яввг 1/3x60+1x16)660 Г Г

Кв-3
ULU/T7 ипробления Hf 
Панель Ъ. ! I 1 1 5S я м ы _1(ч.е,8)(,е,о 20

Л  9 -3 То ate. Кнопка илпивления 9К ЯМВЯГ Л Ч ге .5 )е б о 20

Л о р к и  р о б к о

Т р у б а К о б е л ь Т р у б а К о б е л ь Т р у б а К о б е л ь

H i M h H S M J H Н з м / / - /
—  г

Т Т 26 ~ 6 м Л б б Г
3x2.5+1x15 Т Т  26  -  6 м

л  в ы
3x2.5+1x15 Т Т 2 6  - 6 j u

л  в ы
3*25 *1*1,5

н ч м / т / H S M / 1 - / н е - /

Т Т 2 6 -  6 j j
т в г

3x25 + 1x1.5
“ 7  Я в ы

Т Т 2 6 -  6 м  \3x2jS + 1x1,5 Г Г 2 6 - / - а
J S S T

3x4 + 1x2,5

Н 9 - 1 К & ' З К 9 - 3

т т я е - б *  л ^ Д С а , Т Т 2 6 -  Tj j
л  к  в ы
1(4x2,5) Т Т  26  1м 1 л л в в г  .

МЧ* 2>5) —

8 1 4 - 1

Т Т  2 6 -  / х /
Л в б Г

3x25+1x1.5 I

ПриЬябан

йнв. л/$

ru n  \ Леонов ч//<ел?.
Н а ч о тд Ъ овы дов  1
НКОНТР. Золотареве
Рцк ГР
1/нженег.

Ч о п н ы » Ч а -

U * 3  H f / F S / s

4 s

TП 9 0 Ч -1 -В 2 . 8 6 ЭМ

Компрессорная с т а н ц и я  5 (Ч) К Ц  ~ /ООП 
с Вариантами <Эля блокиp o  6 о н и  я

К а б е л ь н ы й  Ф у р н о л *  
Н а ч а ло .

Стадия

РП
Лист JuctoB

гипростройдорня
г Рос го (  на Г: он
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Троссо Кобель
JJo p K U -
р о о к о
кобеля Начало Конец

По проекту П р о л о ж е н

Парка
Калач, кобелей, 
число и сечение 
чрил, напряжение.

Плано,
м Марка

Колии. кобелейd 
число и сечение^ 
акал, напряже - 
/чехе

длина,
М

неоо КРУ-6(Ю)кв. Трансфор- Шкоср низкого напоя -
juomop с о б с тв е н н ы х  
н и ж д н /  ном ера 7.

скения собственных нуф&. номера в. ЯВЫ 1(5x35+/х/О  660 5

НПО/ Тоже Т р а н с о о о р м о -
тор  собственных 
низе б HS. Н а л у  ею о /4. То же М Ы /73x35+ /х/б)-660 10

наоа Шк о ф  низкого нопрЯ- блок п и та н и я
Фения со о с т  6енньис
нсах*?. Нои/ер а  8 /6П(6/1НС-1) м в г 1(3x4+/хД Ы б б О 15
А в т о м а т  SF1.

Н203 То ф е. Автом ат SFa. Блок питания 26П(бПНС-1Т1М В Г 1(3 а 4+ ha.s)-66o 15

Н204
Ш ки а р  низкого на
поя ясени я собствен -

Ш коср низкого н а п р я 
ж е н и я  с о б с тв е н н ы х

ны л нуже?. Ксглуер а  & 
Л Ь то л у о /Т ) SF10.

п уска  н о м е р а  5.
Б ло ки п и та н и я  6/75-40/ м ы /12Х Ч ) -6 6 0 10

Н205 То же Автомат s П Т То сре м ы /(2x4)660 Ю
необ

и/каоо низкого НОПРЯ 
кения собственных

Н о м п л е к т н о е
РоспоеНелательное

нискб. камера в. 
Жтомаг SF3.

устр о й с тв о  /УКП. м ы 1(Зх/6+1хЮ)-Ш 5

НЛО? Торсе А в т о м а т  SF 4 То Ф е  а ук п я ь ы /7зх/е+/,/о)-ш 5

/00
комплектное  
раопребелительное К ом ера 7. S / Я6РГ /(ёхб)-еео 15
устройство /УНН. ± Ш П - 1

/0/ Тоже. 8УНП Камера /4. 3/. м ы К2х6)-660 10
± ш п - л

кю а блок п и та ни я /6П
Шлгоср низкого напря
жения собственных ж т 1(Чх6)-660 /5
нуфб
К а м е р а  3.

~

к юз Блок п и та н и я  28П. То фе. м ъ ы /14x61-660 15

/оч
Ш ко т низкого нап- 
ояасения собствен-

Ш к а ф  низкого нап
ряжения собствен-

пых. ну К б  Номера б. 
Лб т о м а т  SF5 Т Ш - н у ф Ц— —Номера 8. ±Ш У~Х м в г 1(8x6) *660 10

/05 То фе. Абтом о/п SF6. То  ф е . ± Ш У -Ц м в г /12x6)-660 /0
106 Шкоср низкого на/?- КРУ-6(/О)кВ Камера 7

ряжения собствен- 
ных ниФ<?. Комера 5 S3. ± ш у -х я ь ы 112x6)-660 5

107 То Ф е 1 1ре> I

S3 ± ш у -В м ы П  2x6)-660 10
/08 Шк о ф  низкого но/?- Комера 7. 35

ряжения собствен - 
ных ниФд. Комера в. ± ш с м ы /72x4) -660 7

109 То Ф е Кам ера /4  S5 ±ШС я & ы 112x41-660 /0
I/O // Камера 7. S5 -  ШС м в г 112x41-660 Т
1/Г И Ном ера /4. S6±UJB л ь ы И 2 x4 )-660 (0

кзо е ИРУ- CffOkB. Малера 7.
НРУ~£(/о)кВ. Н ом ера в. 
Шкоср низкого нопря-

Т р а н с ф о р м а т о р  „ 
собственных. нижом

фения с о о с тб е н н ы х  
f нухсб. м в ь г 114x2.51- 660 5

К 505 КРУ-6(/0)кВ. Комера 6. КР9-бТ/0)кВ Камера /5. ж т 1/4x4)-660 /0
к 500 КРУ-6(/0)к8 Камера 6.

иукоср низкого 'нап
ряжения собствен- м ь ы Л  4x4)-660 5
ны х нуФа. 
Комера £.

Л -5 0 / То фе. Ком ера /5. То ф е м в в г 1 (4 x 4 )-660 /0

Ш в  s/4/7g/£

Приьяьан

Uн6.

run Леонов
Ноч.огд. ИаЬыдоЬ 
н. KomppojiQTQpetx. 
Рук. Гр. Чопну
инженрДЛцпеко З р З .

ТП  9 0 4:1 - е г  8 6 эм
Компрессорная станция 5(4) КЦ- ЮОЛ 
п бооионтоми для блокирования

Кабельный ж урнал  
Продолжение

Стадия

Р П

Лист

10

Листок

гипростроддомяш
г, Гостов-на-Дому.
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Трасса Кобель
JJOPKU-
pOORO
кобеля Начало Конец

По проекту Проложен

Марка Коли и. кабелей, 
число и сечение Жил, напряже
ние

Плано,
jj

марко Нолич кобелей; 
число и сечение 
кил напряже
ние

Плане
jj

кЗОЗ НРУ-еЦО)к& Комера 6 'РУ-6170)кВ Kqju&-/j  9 т а г 7(70x8,5) - 660 10
кзоу И камера 6 То осе, камера/й П Ш Г /Пхг.ь) -  660 10

К 3/7 И Номера 13 U Каме/ <7 /2 т а г /(Юхг.б)-ббО 5

из// // Комера 13 // Камера 40 т е г 1П*г,5) -660 40

к509 Н Комера 9 // Комера 40 т в г /(Юхг.5)-ббо 5
кЗЮ }} Комера 9 П Комера 12 ш ь г 1Ихг,5)-ббО 40

*313 // Комера 12 И Комера 10 т а г 7(70x8,5)~660 5

к и г П Комеоо 10 КРУ-6(Ю)кЬИсшеро 11 т а г i(7x8,5)-660 S

кЗ/в и Комеро ? То осе Комеро 6 я т г /14x8.5)-660 5

*319 К Ксмеро 14 И Комера 1Ъ я к Ш 714x8.6) -660 5

Н11-1 Ш и т ипоабления Н1 Крысиный Вентиля-
Панель 4 тор 31 (двигатель 11) т т глв-з -660 so3ju

Н 12-1 То etc Крышный вентиля-
тор 5 4(двигатель 12) яввгЛ8-3 ~6*°

*403xj

1/13-4 II Крышный вентиля-
то р  61(двигатель 43 Ш г/73-3 .....

3x*/+4x2,S
. ЧШ1 —  66°.

30SJJ
Н15-4 I/ Отопительный огое

го т  Я1! двигатель 45) т г 3x2.5+4x4.3-660 60
1/16-4 // Отопительный or ре-

гот Я1/двигатель 16) т г 5x85+ 7x t.S 660 70
_ 617-4 11 Отопительный игре

гог В1(двигатель 17) ЯВЫ 3x2.5+4x4.5-660 20
_Н7ч-т Ш и т ипробленая Н4. вытяжная останов

Панель 3 tдвигатель 4*4 ' ко 62 шаолокоьяОстЬс
~Ж-Т"
near 5x25*4*2,5 MO

3
75

А  М-2 Коробко KCK1S а/ 46 lh/сь отель М П якааг 1(4x8,S)-660 /5
*1*4-3 То осе Кнопка MSS2 я ш г //4x8.S)-660 15

.к м -1/ п Кнопка 14SB1 якввг 1(4*8.5)-660 3
КМ-5 /1 3 схема пожооноб Проставить при

сигнализации / 7 Z=7 ZZ7 npul я т е  проек т о

Сводка кобелей f м

Пасло фи л,
сечение,
напряжение

Марка

МШ6
6000
40000

вввг-
660

яшг-
660

778-
660

1(3x70) 60(50) - —

f(3xS0 * /х 76) — О —

1(3x35 + 1x16) — 15 —

1(3x16 + 4x10) — 10 —

1(3х*/+ 1x2  s ) 380(545) — -

1 (3x2,5+ 4 х (5 ) — 290(85$
а гх б ) — 60 —
1(8х//) — 12П — -
1(4x6) — 30
1(4x4) — 25
44x8.5) — 100

1(10x85) — 25
Н  7x8.5) — 25

4 s

Ш е У  9/7<f/z

Т П  9 0 4 - 1 - 6 2 . 8 6  ЭМ
Компрессорная станция 5(4} К и,- 100 Лс Ваппантсичс/ Нпя бппииппвпшюГтт- > --—/!ри0Я5ОН Сго<ШЛ а с т Листок

run Леонов Щ ж РП 11Нач.отд ЛабыдоЬ jН.контр. Рог Гр.
ЪОЛОТСГ0€4СЮЧопньг

г —
Кабельны й Ж у р н а л  

(О к о н ч а н и е }
ГиПРОСТРОиДОРНАШ 
С Ростов -но - Д он уUNO. Н* инженерЛипеко ш
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Лоз. 0боьначение _ или 
тип изделий Наименование Кол Лриги.

/
_  . Vх40 Г0С7 /03-76 Полоса Ст6пс ГОСТ 335-79

/<?5Н
/OOju

&HympeHHUt контур ла- лёмленш
с? Пппогсг ГОСТ (05-J&—  Полоса С т з пс r0CTS36. 79 70 кГ 

5С1и
спъетЬлеш. я шкафам, jjoujuh .

3 Ныг вв r0CTSS90- 7i__ 
ккУг Cm 3  ГОСТ 535 -  79

гзпк
60ju

Зануление одиночных 
jco6. контр.

ч 0  16 Канат стольной Г0С7<Р688~80 76*4
10ш7.

Гибкие пере, х/ь/чжи меж-

5
j рукцияи/ы

Круг 0  /6 длиной S ju I 6 ]

6
п ЧхЧО ГОСТ 703 - 7в | ?5*Г Полоса С т  л  пс f-QCj г>35 - 79 \60ju \5 0 леЛл.

3 М а ги с тр а л и  з а з е м л е н и я в ы п о л н я е м ы е  полосо 
Ьой с т а л ь ю  4x40juju, п р о л а з а т ь  по сте н а j u  н о  
в ы с о те  £00 juju  о т  др о б и  я  поло.

4  О т в е т в л е н и я  к  электрическими м а ш и н а м , а ппа- 
р а т и м / с е т ч а т ы й  ограждениями в ы п о л н и т ь  п о л о - 
соЬой с т а л ь ю  4 * £ 6 j u m

5 Прокладка, крепление и з а щ и т а  проводников зануле
н и я р  т а к  эре о сущ е ствле н и е  всех переходов и  сое
динении с е е те с тв е н н ь /м о  проводникам и зазем ле
ния вы полнить по ти п о в о м у альбому 5407 9, о  т о к  
Же б с о о т в е т с т в и и  с правилами ПУЗ- 76 и СП 102-76.

6 С опротивление р а с те к а н и ю  т о к а  наружного  
к о н тур а  зазем ления долж но у д о в л е тв о р я ть  
требованиям  4 Ом R >  4 ^  6 в и д у  н а ли ч и я  
шкосров высокого н а п р я ж е н и я .

?. Общие ука за н и я  с м о т р е т ь  л и с т  ЭМ £

/  все электрооборудование нормально не моло
дящееся под напряж ением  п о дле ж и т занулению  
Занулению  п о д л е ж а т  т а к  ж е корпуса компрес
соров холодильников, Ь л о г о о т д е л и т е л е й  

2 3  к а ч е с тв е  м а ги с тр а л и  зануления использовать 
подкрановый п у т ь t опорные м е та л л и ч е с к и е  кон - 
с тр ук ц и и  и/касров, обеспечив надеж ную  э ле ктр и  
ческую цепь по всей длине.

6/#в л>#/7#/г

Прибялан

—

ПнЬ л/°

>

J

L

[УП__
Ночотб
Н.котр, Залогу
вщих-
UtLHEHm

Леонов
РоЬьТдоБ

ареЩ 
Чапны \Л4а. 
Митко \3Aj/j

ТП 904 7-62.86 ЭМ
Компрессорная станция 5/ч)КЦ~100Я  
с вариантами для блокирования

Стод( у) Лист
/ / /3

Зазем ление

Листок

ГШ'ОПРОИАОРМ/Ш/
г. Ростов-на-Пони



Принципиально я электрическая сзсемо управления 

3606

Ш  схеме/ п одгор но й  с и гн а л и з а ц и и

А

*14SS1  Г---------1 * /4 S 8 2  *1 4362

л 1  ТТ. / ! i л  ПТ______________ V ' _____ L -н ---------------ч  r s r  ' ч г  ^

* /4 гн

*1чкк Гр~| сэ

С хе м а  соединений внешни/. проводок

Н о и м е н о в а -  
нае к о н тр о л и 
руемого п а р а 
м е т р а  и  м есто  
о тб о р а  и м 
пульса

Ш о г н и т н ы й  п у с к а т е л ь К н о п о ч н ы й  п о с т  у п р а в л е н и я

Обозначение чер 
теЧса установки п о  м е с т е /

П о з и ц и я * / У  КМ *  /У 3 8 < ?  * / У 3 6 /

Специф икация к принципиальной электрической  
схеме управления

Поз.
обоъно
чение Ниим еновоние Кол Примечание

Элем енте/ управления

— эле к тр о д в и га те ле м  М/У / --------------------------‘

Я п  пора т и р а  по м е с т у
ззг Пест управления /7KF 7Кд - ЗУ Я 1
351 П о с т управления ПКЕ д/д  -  /УЗ

к о н т /р + /р. т о л к о т  кооснь/й /

КМ П у с к а те ль  м а гн и т н ы й  ~ ддО 3 1 Щ и т М/
кк Реле те п ло в о е / Панель 3  ,

QF Я Ь то м и ти ч е с к и О  в ы к лю ч а те ль /

С п е ц и ф и к а ц и я  к схем е  соединении внешних 
проводок

Поз.
обозна
чение Ноичиенод о н и е Кол Примечание

Коробко соединительная НСП - /в 1
т у  58 т ъ -75

Нобель Л Ш Г  4x3.5 ГОСТ/508-78 35 ju



П лен н о  o m jj 0 0 0 0

6 - 6 6 - в А ~ Д

N >l>
III/9 14

I«
У

$
>|>1 V.

1
V

$
Я  5 3 R R I* *

><

19

Ь Ъ б -?----7— г

900

/ Набельнь/О ж у р н а л  с м о т р е т ь  л е с т ь /  ЭН -9/0/1. 
2. М е с т о  у с та н о в к и  кои/ер ПРУ, п о м е щ е н и я  

Пи/1} ш ко р о в  Р Г -б О -8 /  р е ш а е т с я  п р и  привязке, 
б. в В а р и а н та х  д л я  б ло к и р о в а н и я  п р и н я т ь /  

ре ш ени я основного в а р и а н т а  т и п о в о г о  
п р о е к та .

4S
C///S /✓  9 У 7 £ / г

ПриЬяъан

Uh6. л/?

ru n
НочхлдI
Н. контр
Риг, гр

Леонов
ровывов у  Г
Золотаребо (тр -,
Чопны

инженер Гири но

ТП 904-1 '6 2 . 8 6 ЭМ
К о м прессорная с т а н ц и я  V H H  -  W O Ji 

с в а р и а н т а м и  Э л я  б л о к и р о в а н и я .

в а р и а н т  /

Прокладка кабелей  
на отш . 0000. План.

Стадии
РП

Л а ст

/У

у/facrolT

гилроароилорнш
РостоЬ -на-Лону
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л/-Н
п.п.

лА а/о
докул/ентоб Иoujueно 6 пние

Кол?.
форм/

Кол.
при&ебен
панелей

1 Перечень проектной боки-
м ентоиии для заноза
Н М

2 Ш и т зашишенный одно-
рядный И1 Опросный лист.

з Ш и т  з ош,оих еннь/й одно-
рядный Н1 Тоблиао

\

\

I

t / m  9 /7 8 /2

i)
Т П 9 0 4 - / - 6 2 . 8 6 Эл/

<2S

I Kojunр е с с о р н о й  с т а н ц и я  5(ч) ПЦ-/ООЛ
л  /\s~wr\j/svA*msv / // / i9.n O  /ь п п м л /л л л  т  u i  / Qв1£ ---------------bL--------

Стадия У/ост Л и с т о в

!
ru n
tto w d

ЛеоноЬ 
ШобыПоЪ < Р П 16

И. к о н т р  
Рик. Гр.

З о а о т о р Н>с

Чспны
П е р е ч е н ь  п р о е к т н о й
д о к у м е н т а ц и и  д л я  
з а к а з е  Н К  У

гиПРОСТРООДрРМЯШ

Uнб. л/в Техник г Ростоб -ни-Дону
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Поъ.обоь-негчение
U  НО,У£*Элрнюфнединой.ь,

Обозначений Цоаи/енобоние Иол Прииу.

Ш -1

60Э8/ОЗ 40706 1
50.78309 -  90776 1

5038507-35705 /

UJ-2

5038707-90705 1

5038510-33705 /
5035923 -28795 3

ш -ъ
5038107-90705 1
50385/0-37705 1

8095/15-3279Б 1

—

5035115 -2 8 7 9 6 1
5033/15 -  22796 /

ш -ч
6 0 38i07- 90706 /

50Э51/5 -2Я795 1
50Э5И5-227ЧБ-2Я /

60S5115-22798 /

ш в

Т П 9 0 9 - / -  6 2 . 8 6 Э М
Л’ оиип/э е о с о р  нс/ я  с т а н ц и я  3  KJ КЦ-/СЮ  JJ 

/ п г и  / п Н т / у .у  /Т/ SUTJ9 ВлО/еаП, OGHUP.При&ялан С га с , я Пас г Листов

|_  ! r u n Леон о 6 Р П /7
HQ4.QT&.
Н, КОНГО Зол о торе Тс U Lurh  v3 Gi24L/careHHb/c? ГиПРОСТРООПОРМЯШ"  * гРик го. Четп мы о д  н о р  я  (УНЬ/С/ НУ. 0  - _ _ # Л

С/нб.Кв Техник ГЬостксг щ / . Та б  л и  и ,а



При&ЯАОН

Un6./J°

Стадия Лист Л и ст об

гилроет роидормм
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HaujueMoboHue щ и т H i
Нетоллокоиструлция ш ооок ШОООК ш ооок ШОООК
Порядкобь/О л/?и/К'оу 7 Ш Ч Ш -2 LU-3 ш -у

Т и п

б л о к а

6038105 
*.07ОБ

60Э8107
30706

6008/07
00705

6 0 Э 8 /0 7
40705

(ПОЛ ЮОЛ /о о л ЮОЛ
6 0 J8508

70776
60S 85/0 

36703
60385/0

Л7Т06 
УX 20

^ 6 0 3 5 1 /5  U£-
г  я 7ч6 ЯЯ746

too Л Ух го 9 л  ~5Г/?_
6038507 

33706 
2* 50

'^ б о э з о г Ч ^
227*76 22

7,в /.6

~б] Г?  
—  6035775 
327У6 32 

76' 76

75 Г  175
5035775 

2£7У£ 2J7 
7.6 9 Л

Р еом ю ры
w/A |У/УЛ
-^ ь о э з ч гз  ^
227V6 22 

16 /. 6 '
в'̂  6 035f/5 ^
287*76 28 
б.з 6.3Г

^ 503 5115 Хп-
227*76 22 
7.6 76

Ш 60Э5Чг5 —
ггтчь **

т  6035//5 ^
227*76 22

7.6 /.6 /.6 f.6
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Ведомость ссылочных и прилагаемых дон умен т о  6

Обозначение Наименование Примеч.

Ссылочные документы.

Типовой проект Прокладка осветительны х

4. чо7-гьъ электропроводок и установка

светильников с лам пам и на-

наливания и ЭРА но крон -

штейнах.

Типовой проект Проводки но тр о с а х  и у с -

5407-5 81}В2 тановка светильников с

лампами накаливания и ЯРЯ

поперек железобетонных

ферм.
Типовой проект Уста н ов ка  одиночнь/х све-

6.407- ГЭ тальников с лам пам и пока-

лива ни Я.
Прилагаемые документы.

ЭО. СО. Яльбом 6. Спецификация оборудования 6КЦ-/00Я
ЭО. СО. Яльбом 7. Спецификация оборудования. ч щ -ю о л
ЭО. ВМ. Яльбом 8. Ведомость п о тр е б н о с ти 5(4) ТЦ -

в м а те р и а ла х ГООЯ

в едом ость спецификаций.

Лист Наименование Примеч.

2 Ведомость узлов устан овки  э ле ктро-

чес кого оборудования.

Ведомость рабочих чертежей основного ком плекта ЭО.

Яист Наименование Примеч.

1 Общие донные

2 Рабочее и рем онтное электрическое ос-

вещение. План но отм. 0.000. Таблица группо-

ёых щ и т к о в .

3 Яварийное электрическое освещение.

План но отм. 0.000. Разрез /-/. П и т а т е л ь -

цоя сеть 380 В. Принципиальная одноли-

ней ноя схема.

Напряжение с е ти  рабочего освещения 380/220 в} 
у  лам п  - 220 в} рем онтного ~ 363  

Освещаемая площадь У32мг 
Уста н овле н н а я м о щ н о сть  светильников сос

т а в л я е т  %8 кВт. Общее количество светоточек 6 4  
П и та н и е  се те й  электроосвещ ения пре дусм от

рено о т  щ и та  П /  П и та те ль н ы е  с е т и  вы полняю т
ся кобелем Я8ВГ} проложенным по с те н а м  с креп
лением накладны м и снобами.

распределительны е с е ти  электроосвещ ения вы
полняю тся кабелем У?83Г н о  тр о с е  поперек (рерм. 
в пом ещ ении Х У Л  с е ть  выполнена ск р ы то  прово
дом ЯППВ .

Рем онтное освещение в ы п о л н я е тс я  кабелем  
ЯВВГ по стен ам  с креплением  н а к ла дн ы м и  ск о 
бами. Спуски к  р о ь е тк о м  и подъемы групповы х  
ли н и и  за щ и щ а ю тся  до вы соты  д м  в и н и п ла с  -  
товь/м и тр уб а м и . Ремонтное освещение п и т а е т 
ся через однофазные понизительны е тр а н с ф о р 
м аторы  220J3S В.

Электроосвещение запроектировано: р а 
бочее-  све ти льн и ка м и  о ла м п а  и  > ЯРА) аварий- 
мое -  св е ти льн и ка м и  с лам пой /и > юкаливония.

Л1аксимольноя потеря ног'ря ус "ния с е т и  
не должна превы ш ать 2р%.

Обслуживание светильников п роизводится  
с помощью подъемны х механизмов; предназна
ченных для уборки помещ ений и те р р и то р и й  
предприятия\ ч и с тк и  осте клен ени я аэрацион
ных сронареи зданий и сооруженийt предусм ат
риваем ы х п р о е к та м и  в разделе п Транспорт  
в случае о т с у т с т в и я  указанных у с т р о й с т в } 
рекомендуется при привязке про екта  предус
м а т р и в а т ь  приобретение те лескопи чески х  
подъемников Выпускаемв/х заводами М инстрой- 
дормои/а.

Условные граф ические изображ ения соглас
но гост сг.еов-ву

5 Z

Ч ер теж и р а з р а б о та н ы  в с о о т в е т с т в и и  с  
д е й ств ую щ и м и  н о р м а м и  и правилам и и  с о 
блю дением м е р о п р и я ти и  обеспечиваю щ их п о 
ж аробезопасность и  бзрывоВезопосность при  
э к с п л у а т а ц и и  здании (сооруж ении)

Главный инженер п р о е к та  СН. Леонов

Глабный инженер проектаt привязавший типовой проект 

Фамилия____________ Подпись Л о т а

и н в ч р / м / г
Прибялон

U h &.K5

ТП  904- 1- 62. 86 ЭО
К о м п р е с с о р н а я  с т а н ц и я  S (V J КЦ~ /О О Л  

с В а р и а н т а м и  д л я  б ло к и р о в а н и я .
Стадия Лист Листоб

р п / 3run Леонов W*2Ночотд.Т)о$ыдов\
Общие данные.

ГиПРОСТРОдДОРНШ  
г. Ростов -НСГ-Д°*Ч

Н.гонтр.ioAorapeoo
Сг.техн. ЧосоЗнакоВ



Ведомость узлов установки электрического оборудования

Пол.
V Обозначение Наименование Кол Нрим.

/ ‘/ М 7 - Ш - 0 1 У с та н о в к а  кр ю н ш те й н о иеп. 1
“Т “

У 116 со св е ти ль н и к о м

д ля  лам п н а к а ли в а н и я 9

г. Л Ю 7 -5  В / У с та н о в к а  к о м п л е к т а

из с в е ти ль н и к а  с
л а м п о й  ИРА //

л ~
«  U D J-5B 1 У с т а н о в к а  креплен ия и сп /

концевого к Ферме У

J L
с //п7-В В2 л.З1 Л и н и я  рабочего освеше- исп 6

ния с ш агом о тв е тв ле н и й

6м. И ли н а  л и н и и  о т  6 до

60м. 2

G чип7 -/9  Л.ёЧ_____ Ус та н о в к а  светильника осп 2
J .

но крюке п од перекрыт^/ем
то лщ и н о й  более 100ми/ 1

Ионные о групповых сцит но к с об т о м  отическим и  
вы клю чателям и

Ноииер
щ и т
ка

Тип У с та 
новлен
ная 
иощ- 
ность, 
к Ь т

Номера а в т о м а 
тических Ьыключате- ______ леи__

Ток росце 
пителя} л

Однополюс
ные

Трехполюс-
ные на

bbodt
на
л и 

нияхЗаня
тые

Pcbcpi
нь/е

Заня
тые

%зерв
ные

ГЩ-1 п р н -м о -гш ?,81 1-7-9 ючг - — /00 16

Щ-/А прн-зоог-гш\ч 1,92 /+3 - - - 63 16





Ведомость чертежей основного ком п ле к та Продолжение Ведомость спецификаций

Лист. Ноименоб оное Примеч.

С бязь и сигнализация
1 Обаме донные / начало)
d

Г1111

3 План расположения сети
ч Схемы расположения сетей
£ Сосем о расположения с е ти  пожарной

сигнализации

ВызыВноя сигнализация
6 План расположения сети

Ведомость ссылочных и  прилагаемых документоб

Обозначение Ноименобание Примеч.

Ссылочнь/е докименты
ВСН-ЗЧ8- 75 инстрцкиия по пооектипо-

тсс ссср боною ебязи на поомб/и/лен
нб/х предприятиях

J/оекЬа ..Сбя5Ь" Обился инстрикиия по строп
1978 г тельстби линейных coop и -

Женой ГТС изд Москбо
„СВязь" /978г.

т ъ  ссср Г 0 1 О gb О4 й> § _
|

ьниипо. и применению технических
Моск6а; /980г средстё пожаонои и охран-

но-пожарной сигнализации
изд. UJock6o . /980г

Чертеж разработан б соотбетстбии с 
действующими нормами и  просолам и  
и соблюдением мероприятий обеспечибо- 
юилих пофаробезопасность а бзрыбобе- 
зопосность при э к с п л у а та ц и и 1 здании  (сооружении)

Ппсг&нмй п п п р к -тп — Qi 1  М  П/>г\нпб

Глобны и инженер  
п р о е к та  прабяьобш его  
ти п о о о О  п р о е к т

Обозначение Н а и м е н о б о н о е Примеч.

С е о ш  ЧМ07-С35 У с т а н о в к а  одиночных яиликоб
с рчбильникам и. Кнопки ПНЕ ;

ПНУ и  сигнальные аппа р а ты .
У с т а н о в к а  одиночны х сбе -

т а л ь н и к  о 6 с ла м п а м и  п о к а -

л и б а т / я
Пробила т е х н и к и  безо п а  с -

н о с т и  п р и  р о б о т а х  н а  к о -
дельных ли н и я х ебязи и
прободного бесиания
П о и л а  г а  eyubtt документы.
С бязь и  с и г н я л и з а и и я .

Л льбо м  6 С п е ц и ф и к а ц и я  обооудобанш 5КЦЧ00Й
д/льбом 8 Ведом ость п о т р е б н о с т и  Л

м а те р и а ла х . 5(Ч)Ки,НООЯ
Лльбом  Я Сбедения п о т р е б н о с т и  6

л и с т  S кабелях и  прободах с  и с -
поле ъ о 6  о н и  ем  м е д и $1ч)КЦ-100Н

Я ль д о л/ 7 С п ь ц и ф и к я ц и я  ОБОРядоекния чк и ,-w o я

Вызыбнсгя си гн а ли за ц и я
Л ль б о м  6 С п е ц и ф и к а ц и я  о бооидоба-

ния. 5КЦ-МОЯ
Л ль б о м  а В е д о м о с ть  п о т р е б н о с т и

6 м а т е р и а л а х 5 Ш * н т
ЯльЬолл 7

-----------------------f=.------------- ~

С п б и и сю и к а и и я  ofiopydoocL-

н и  я HKU.-10O#

Лист Наименобоние Примеч

у Спецификация оборидобониЯ и кобели
к плана и схеме расположения комп-
леке ной сети  и  р а д и о с е ти

S Спецификация обоРидоВ они я  и к обе-
лей к схеме расположения с е ти
пожарной сигнализации

€ Ведомость излоЬ и с та н о б к и
электрического обооадобония.

Ш в  с/ У/Т#/?
5 5

U .O . Ф о н о л о й .

Uh6. л/2

Прабялан

1П 90Ч Ч -62 .86 СС
К о м п р е с с о р н а я  с т а н ц и я  5 (Ч )К Ц Н О О Л  

с Ь о о и о н т о м и  д л я  б л о к и р о в а н и я

Сбязь и  с и гн а ли за ц и я . 
Обилие д о н н ы е _____________

Яистоб

галростроадоркяш
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_____ Условные обозначения
Телеф онны й on по р о т  а д м и н и с тр а ти в н о - 

хозяйственной с бязи с бь/xodoju 6 город ( АХС). 

Телеф онны й а п п а р а т связи гл. диспетчера  
Телеф онны й с т п а р о т  связи гл. энергетика. 
Громкоговоритель а б о н е н тск и й . 

извещ атель пож арны й комбинированный 

ДиП~2 с указанием ; зн а м е н а те ль  - номер 

извещ ателя; числитель -  номер ш лейф а.

" Пробой радиосети.
. Кобель распределительной с е ти

-  Кобель вызывной сигнализации  

Первичные электрочасы.

О тв е тв и  те льн а я  коробка р а ди о се ти . 

Ограничительная коробка радиосети.

Распределительная коробка комплексной 
с е т и  с указанием номера коробки и  загрузки.

Номер помещения 

Резистор JL/ЛТ 0,5 - 2 кОм±5 %

Вы клю чатель однополюсный 

ЭЭаркироЬка кабелей оборудования по 

со отв е тс тв ую щ и м  спецификациям.
М у ф т а  соединительная е указанием  

е м к ости .
Светильник настенны й с указание м  

м ощ ности ло м  пи} высоты у с т а н о в к и  

светильника.

Пост кнопочный на одну кнопку 

Пускатель
Пост кнопочный но две кнопки  
Щ и т  управления бспомприводами.

Общие икозония

/. See точки связи и сигнализации компрессорной 

с та н ц и и  включить в комплексную сеть  связи и  

сигнализации объекта

2. ввод ком плексной с е т и  о с у щ е с т в и т ь  из к а н а 

лизации н а  с т е н у  кабелем ТПП /0л2х С З (ТЛ П Ь  /0х2хсэ) 

с з а щ и то й  угловой с та л ь ю  2 5 *£5x3 н а  в ы со ту  5м.

3. Распредели те ль н ы й  кабель комплексной с е т и  

ТПП 10x2x04 проложить о тк р ы то  под скобки.

Ч Абонентскую телефонную проводку} о  та к ж е  

сети чософикации вы полнить о т к р ы то  под  

скобки кобелем ЯТРП f*3x0,7.
.5. 3 помещ ении маслох озя йст в о  у с т а н о в и т ь  и з 

вещ а те ли  пожарные и п  2/2-2 (  Дип-з).

в. извещатели включить в коробку комплексной сети 

связи и сигнализации. проводом ТРд А  3x0,5.
7. извещ атели р а с ч и то н ы  но  включение в концепт?  

р о т о р  ППС-3 (  КСПП 0 /9 -30/60-3 ).

В. ип 2/2-3 у с та н о в и ть  но п о то л к е } м акси м а льн ая  

удаленность о т  с т е н  3 5  м.

у  Д л я  обеспечения проверки и с п р а в н о с ти  л и н и и  

в конце шлейеро и зв е щ а те ле й  в к л ю ч и ть  резис

тор М АТ-0,5  - 2к0м±5°/О) д и о д  ПТ)52/ и однополюс

ный выключатель.

/О. Ввод р а д и о тр а н с ля ц и о н н о й  с е т и  о с у щ е с т в и т ь  

о т  подземной р а ди о се ти  V -5 0 S  ( о т  воздушной  

р а д и о с е ти  0 = 5 0 $ ) на с т е н у  с з а щ и т о й  угло во й  

с та ль ю  но вы со ту  йм .

1/. Радиопроводку в помещении вы полнить проводом 
ПТП9/ 2x06 о ткр ы то  под скобки

12. в помещении ПОП и А  в м е с то  те л е ф о н о в ' о т 

меченных скобкой\ у с т а н о в и т ь  к о н ц е н тр а то р  

телеф он ны й t,PU<P!'

/3. Зазем ление к о н ц е н тр а т о р а  те ле ф о н н о го  

"Р и ф " в ы полни ть проводом А П  В /хбм м .

14. П и та н и е  к о н ц е н тр а т о р а  ^Р и Ф " переменным  

то ко м , напряж ением  220 6 о с у щ е с т в и т ь  о т  

щ и т а  П / кабелем  A S S T 2x2 ,5

15. А б о н е н тс к у ю  те л е ф о н н у ю  п р о в о д к у  к  к он

ц е н т р а т о р у  f Риф "вы полнить кобелем П7Р/7 fx2xOfl

/6. Подключение к внешней комплексной с е ти  

связи ч ра ди осети  объекта р е ш а е тся  при  

привязке ти п о в о го  п ро ек та .

(7 Н о ли ч е ство  а б о н е н тск и х то ч е к  связи и сиг

нализации очкеделено н а  основании о т р а с л е 

вых с т а н д а р т о в : 0CT4.Q9/. 04О ~ телеф онны е
редакция /~ 77, пункт £4

а ппа ра ты  АХС.

17.1 ОСТ 4.09/ 045 — телеф оны  диспетчерской
редакция /- 7 7, пункт 2/5  связи.

17.2. ОСТ 4.09/. 116~ 79\ п у н к т  Ч.Ь — вторичные элетрочось

17.3. ОСТ4.09/. 093-78, пункт 2.3 -  радиоточки.

174. Помещения, оборудовоные а втом ати ческой  

пожарной сигнализацией определены н а  ос

новании И Перечня зданий; иом ещ ений забо - 

дов иТинистер cm б а  строительного,дорож ного  

и коммунального м аш иностроен ия, подлеж а 

щ их оборудованию а в то м а ти ч е с к о й  п ож а р  

ной с и гн а л и з а ц и е й 1'у тв е р ж д е н н о го  в м а р 
т е  /983 г , п у н к т  /2.

5 6

в/нз л 'р н г / г

ПриЬял\ОН

Ш б .  л/?

ссТП 904-1-62. 86
компрессорная с та н ц и я  5 /ч /к ц -/0 0 А  

с в п ы / а н т а м и  д ля  блокирования.
\?юск/я Лист Ластоь

Связь и сигнализация 
Общие доннь/е. 
(окончание) _____

ГС/г1РОС7РОиАОРМШ
- Роетоб-па- 7)ону



П л а н  н о  о т м . 0 .0 0 0  

М 1: /00

1. See помещения компрессорной с та н ц и и ,  
кроме помещения м аслохозяоства, неозрыЬо- 
не пожароопасные.

О. Общие указания, ислоднь/е обозначения смотри 
л и с т  3  СС.

3. Схем у располож ения с е те й  связи и сигнали
зации с м о тр и  л и с т  У  СС;

У  С хе м у расположения с е ти  пожарной сигнали
за ц и и  с м о т р и  л и с т  б  СС.

5 7

V # s S ? / 7 f/ 2

Привяла»

—

инЬ. л/s

run
Начав.
Рукгр.

Леонов
добывоб
Рочцрина

tLrQHjfX Золотареваw

ТЛ 9 0 4 - 1  -  6 2 . 8 6 С С

Компрессорная станция б(У) КЦ-fDOJf 
с вариант ами бля блокирования

Связь и  с и г н а л и за ц и я  
П л а н  р а с п о л о ж е н и я
сети.

Стадия

Р

Лист Листов

гипроапоидормАШ
г. Ростов-на-Иону
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С осема р а с п о л о ж е н и й  р о & и о т р о н е л я ц и о н н о й Сасемо расположения ком плексной с е т и Таблица загрузки кобеля

а/коробки 
загрузка

Н а и м е н о в а н и е
п о м е щ е н и й

©

ЛЯ*

©

згзк

©

АШ

В

ЦР-O t Помещ ение К У П  и  Л *р — / —

6 Л/ошиннь/й з и л  6 осях
6; 6 — 7 — — — У

Помещение мослохозяйства — — — ■— — 4Чп

Га р де  р о д  н и  я 2Н

Всего линий / / / / / /

всего аппаратов / / 4

Специф икация обору до бона я и  кобелей

"П*  -  и зве щ а тели , включенные н о  о д и н  л у ч

„ р " —  ли н и и  т е л е ф о н н о й  с6язи/ Вклю ченны е  
6  к о н ц е н тр а то р  телегроннь/й vPu<p"

Марка,
поъ. Обозначение Н оим енобоние Кол

Приме
чание

1
2

РГО. 2/8. 058 ЧЭ
Концентратор телефоннь/й 
„ РИФ" K -//S /- 5  компл. 1

ГОСТ 8525 -78
Коробка т е л е ф о н н а я  рас
пределительная КПП ш /тт. 1

6 ГОСТ 59 -6 / -7 6
Громкоговоритель абонент 
ский „Тайга- 304“ шт 4

4 ГОСТ /0 0 4 0 -7 5
Коробко универсальная 

радиосети У К - 2П шт. 1

S ГОСТ /0040-7S То Же У К -2 Р  шт. 4

В ГОСТ 22527- 77
Вторичные часы.
ВЧС-/-Н2П62ЧР-400-302К 1

7 ГОСТ 2 2 5 2 7 -7 ?
Вторичные часа.
ВЧС Г-М2Л&2ЧР-300 -325 к 4

8 ГОСТ 22498 -77£ ТПП /0х2х 0.4 м 5

9 ГОСТ 2 0 5 7 5 - 75В ЙТРП U 2 x 0 ,7 м 60

/0 ГОСТ /0254 -  75£ ПТПЖ 2x0.6 м /5

Н ГОСТ /6 4 4 2 -8 0 ЯЯ8Г 2 x2 ,5  м /0

/2 ГОСТ 6525 -  79 ЯЛА /хб ju 5

П ла н  располож ения с е т и  с м о тр и  л и с т  3  СС

5<?

7///S у /  ?/7<Р/>

ЙриЬялон

Цнб.л/е

run Леонов
Мая. отд. ЪоЬь/доЬ
Рук. гр. Кочурино
Н. контр. ЪоАотоое&а
Ст.инор. Лебедева <2*̂. _

ТП 904-1 - 62. 86 С С

Компрессорная ста н ц и я  5 (4 ) К Ц - /00J/ 
С вар и а нта м и  для блокирования

Стадия Ласт

Связь и сигнализация, 
Схемь/ расположена я сета

Листов

гипрост ройАОРмт
г. Ростов-но -Дону



С ос ем a p асполоасенил с е ти  поасорной сиг ноли so u  и  и
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 аги/о

JJOLUUHHt/O зал ( ГАРДЕНСВНАЭ) Помещение
м ослохозяОства

Й Ф , ф
ТРВ ZxSxO.S 1 

еном
----------------------------------1

ЯР-0/ хЛ
«  т

коридор

й\ ]

Спеииаю коиия оборидобания и побелей

Марна,
поз. Обозначение Наименование Нол Прит.

1 ТУ 25-09 050 - 8 / 1 5 1 I

но /о ип е /г-г( йип-г) 2

а ГОСТУ/3 -77В Резистор ММ-0,5

2 xOjj ± 5 % шт. /

3 ГОСТ 7597-76 Выключатель € Л: 2501 /

4 ГОСТ 20575-755 ТРВ /кёхО.5 м /0
S ГОСТ 20575 ~75£ АТРПН*2*о,7 м 10

План расположения сети  см отри л и с т  3  СС.

Z/H0 л )

ПроЬялан

ЦнЬ.лН

run
Ноч.отб.
tLsourp.
Ст.ана:.

Л е о н о в
Ъобь/доб

В т  гр. Подери но
bOAOTQPPOQ ' Г ^4
Лебедева

ТП 904-1-62 86 СС
Компрессорная с та н ц и я  5(Ч)ки,/00Л 

с вариантами для блокирования.
Стодс/я Лист ЛистоЬ

Связь и  с и г н а л и з а ц и я  
С х е м а  р а с п о л о ж е н и я  с е т и  
п о ж а р н о й  с а г н о л и з а и и с /

ГиПРОСУРОиДОРНЩ 
г. Ростов -НО-Лону

Сведения
потребности Ь кобелях и прободах с испальъоЬтие-и меди

МинстросГ&оркбммунмаш

Фьк
п.п.

Наименование, 
ти п, марка изае* 
лия, ГОоТ или ТУ

ау*яжйкабеле
Назначение кобеля  

(провода), хори к т е  р и с - 
ти к а  м е ста  (зоны) 
прокладки и  среды

Рабочее
напря
жение,

в

Ъ ополнителб - 
ные сведения

км
кГ

(и/осса
меди)

кГ
(масса
свинце̂

1 Кабель /прлеаэон- г\о 'ТНозначению • Общая инс/Прик-
ный 6 пплилтиле  - распределит ельная иия по стоод-
новой оболочке с сеть комплексной се те л ь с тб и  ли  -I 1 1 1 спи связи и сигнализа нейных соори-
изоляцией иии ясении Г  ТС
ТПП /0,Р,0.У ...... им?. /978г.

ГОСТ 22498-77В 0005 0./25 60 ВНТП //6-80
ОСТ У.09/045 ’
Ped. /-77

е е

2 P s  л г л я / г

ТП90У- / -6 2 . 8 6  ГС
Компрессорная станция 5(4) КЦ - /00Л  

с вариантами для блокирования
Стадия Лист Листе/

р 5 .6
Связь и сигналил оция. D Сведения потребности 6 ка- Веля* а проводах с использо - Ьание-а неба.

гипроагойдррмАШг Рос гоВ-ни-Дану



План на отм. 3 6 0 0  

М  f  i  00
1 Оперативны й вызов дежурным о п ера торов  

м а ш и н и с та  компрессорной с та н ц и и  осущ ествля

е тся  вызь/ёной сигнализацией из помещ ения  

HUH и а в т о м а т и к а

2  М а гн и тн ы й  п у с к а т е л ь  ПМЕ282 у с т а н о в и т ь  у  

щ и т а  Mi.

5. Сигнал о вызове м а ш и ни ста  компрессорной с т а н 

ции подается н а ч а т и е м  кнопки п Вызов” и  /7 Н е т  

вызова* установленной у  см отрового окно п о м е те  

ния Нип.

4. Сигнал о приеме вызова (м а ш и н и с то м ) п о да е тс я  

насротием кнопки t) Вызов п р и н ят  ?

5. Кнопки приема вызова у с та н о в и ть  вне посре дст- 

веннои близости о т  сигнальной ла м п ы  но вь/соте 

[ 5  м  о т  пола.

в. П итание лам п вызывной сигнализации осущ ест - 

вить о т  щ и т о  H i  кобелем M S  Г  / (3x2,6),

7. Кабель Л З в Г У[3x26] пр олом а ть по с те н а м  о тк р ы то  

под скобки и 6 кабельном канале

8. Сигнальные ла м п ы  окра сить цапонобь/м ла к о м  

6 красный ц в е т.

9 Условные обозначения с м о т р и  л и с т  <9 CC 

Ю. О т м е т к и  у с т а н о в к и  оборудования и  п рокла дки  

с е те й  даны о т  ур о в н я  п о ла .

Ведом ость Узлов электрического оборудования на  плане  
р  осп оло з/сения

Сагема вызывной сигнализации

ни HI 2 (Ь^Н13

4П

В помещении К ЦП и Л
]___ 7л
s65 s?67^16В1 362 ЗВЗ 5В4 Р М 5 366%, ! П

Ц ел— Ij f — № — U

— 1

■330 6

Поз. Обозначение Пойме но вание Кол Прим.

1 ПНЕ -ИЗ- /
4.407.236-035 осп. / Кнопочный пост оправления 5

2 ПКЕ-2/2-2 То дсе 1

3 ПМЕ-222 Магнитный пчекотель /

серия 5.407-33 осп. 4

UHS А/ ff/7S/3

Прибязон

Uh6. К*

гип
Но word
Н.контр.
Рц/с гр
Стин#

Леонов
УаЬь/доё
ъомоторебс
Коииоино
Лебедева

ТП 9 0 4 - 1 - 6 2 .  8 6 с с
Компрессорная с та н ц и я  5(У)КЦ-/ООЛ 
с вариантами для блокирования.

Вызывная сигнализация. 
Ллон расположения сети

Стадия Лист .Листов

ГШ РОСТРООДОР/Щ Ш
г. Рост об -не-Делу

Типовой проект 904-1-62.86

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293815/4293815208.htm

