
Т И П О В О Й  П Р О Е К Т  
9 0 2 - 2 - 4 7 5 . 8 9

ОТСТО ЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫ Е 
РАДИАЛЬНЫЕ ВТОРИЧНЫЕ 

ИЗ С Б О Р Н О ГО  Ж ЕЛЕЗОБЕТОНА 
ДИ АМ ЕТРО М  30 М

АЛ ЬБО М  2
Т Х  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ СТР. Z -H  
Э М  ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ СТР. 12.-2.5

239В Б - а2ЦЕНА Отпускная ценаНА МОМеНТ РеААИЪАЦИИ
SKASAHA0 счет-НАКЛАДНОЙ

ПриьязАН

Инв. №
стоимость сметных работ

http://www.mosexp.ru/sostavlenie_smet.html


т и п о в о й  П Р О Е К Т  

902 -  2 -4 7 5 .8 9

О ТСТО ЙНИКИ КАН АЛИЗАЦ ИО НН Ы Е 
РАДИАЛЬНЫ Е ВТОРИЧНЫ Е 

ИЗ СБОРНОГО Ж Е Л Е З О Б Е Т О Н А  
Д И А М Е Т Р О М  30 /Л

А Л Ь Б О М  2
ПЕРЕЧЕНЬ АЛЬБОМОВ

АЛЬБОМ

АЛЬБОМ

АЛЬБОМ

АЛЬБОМ

АЛЬБОМ

АЛЬБОМ

АЛЬБОМ

АЛЬБОМ

1 П З  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

2 ТХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШ ЕН И Я  

ЭМ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

3 КЖ КОНСТРУКЦИИ Ж ЕЛЕЗОБЕТОННЫ Е  

КМ КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

4 КЖ.14СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

5 НО НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

6 СО СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

7 ВМ ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В М АТЕРИАЛАХ

8 С  СМ ЕТЫ

РАЗРАБОТАН
И Н С Т И Т У Т О М

„ М О С В О Д О К А Н А А Н И И П Р О Е К Т

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА 

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

Д.Д. СОКОЛИН 
В. К. КАЗАНОВ

УТВЕРЖДЕН РАСПОРЯЖЕНИЕМ МОСГОРИСПОЛКОМА 
ОТ 09. W 1989 Г. № 2Н7р

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПРИКАЗОМ ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ 
„МОСВОДОКАНАЛ'''ОТ 16.10 1989 Г № 446

гзэ&б-ог 2
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п/п Наименование

н  и 
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я  н
стр.

Содермание а л 6вома

Технологические решения

1 Общие даннб/е ТХ-1 3

2 План группы отстойников М И SO т х -г о
3 Отстойник Н 2. План M l'200. Разрез М 1400 тх -з S
Ч Распределительная чаша. Планы. РазрезЬ/ м 1'100 тх-ч в
f Иловая камера отстойника N 1 /н 4) TX -S 7

ПланЬ/, разрезб/ т  /-S3

6 Иловая камера отстойника И 2 {#3) ТХ-6 в
Планы. Разрезы м 1'SO

7 Просри ли подводящих трубопроводов и ТХ-7 9
Мрубопрово до в опоро мнения М 1-' ISO

8 1•V.111111&о

ТХ-8 10
3 Просри ли трубопроводов возвратного тх -з 11

активного ила М1-Ю0

Электротехнические реш ения

М Общие даннд/е ЭМ-1 12

н Схема зле кто и чес кая принципиальная эм-г /3
распределительной сети 2 8012 2D В. Начало

1г Схема электрическая принципиальная распре- ЭМ-3 п

a jib S o M d

•У н 
п/п Наименование

У Н
лиспвЬ

У Н
стр.

делителЬной сети ̂ 380/гэоё. Окончание
13 Схема электрическая принципиальная ЯВР эм-9 16

щ и та  станции управления
/У Финки ио на л  Ь мая схема эм-s 16
1S Схема электрическая принципиальная ЭМ-6 17

управления электроприводом ил о со со в
46 Схема электрическая принципиальная управ- эм-7 1в

ления электроприводами щитовых затворов
17 Схема Электрическая принципиальная аваоий- эм-я 19

ной сигнализации
*8 Схема измерения уровня осадка 6 отстойниках эм-9 20

21/9 Схема подключения внешних проводок. Начало Эмчп
20 Схема подключения Внешних проводок. Окончание Эм-н 22
<?/ НабелЬно трубнЫй т у  риал Эм- <2 23
г г План распоп о тения. КабелЬнЫе трассы эм-1 г 24
23 НКУ Эскизный черте т э м -т 2S

общего вида

г*9«б-ог— j
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в  В дом о с ть  основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение Наименование Примечание

9ог-г-*7*.89 тх Твхнологические решения Альбом В
ЭМ Электротехнические решения Альбом В
кж Конструкции железобетонные Альбом 3

К Ж. И Строительные изделия Альбом 4
км К о н ст р у к ц и и  мет аллические Альбом 3

Ведом ость pot So 41/у чертежей основного ком плекте

В едом ость ссылочных документов_________________ ___________Условные обозначения

Обозначение Наименование Примечание

Эог-г-47в.8$ но Ре с та н да р т из up о в аннов
о Sop (/до ёанив Альбом S

90S -5  -475.89 СО Спецификации о Sop у  до в&ниЯ Альбом G
9 о г -г -47S.89 ем в  в домоет и потребности

в  м атери алах Альбом 7

Обозначение Иаименоёание

- - - - - - - - - м з - - - - - - - - - - - - Подающий трубопровод
иловой смеси

- - - - - - - - - MS - - - - - - - - - - - - Отводящий трубопровод
- - - - - - - - - И2 Трубопроёод возвратного ила
- - - - - - - - - / 7 / - - - - - - - - - - - - - Трубопровод опорожнения

Э к с п л и к а ц и я  сооружении

I Распределительная чаша
I О тс то й н и к
ж (Алоёая кам ера
1 Камера О в н а  отводящ их трубопроводах

Jucm Наим енование Примечано1

1 Общие данные
г План группы отстойников м/:гоо
3 Отстойник ыВ План м /чоо
4 Распределительная чаша. Планы, разрезы мшо
б Иловая Камера отстойника н/ Гн4)

Планы, разрезы М  / : б о _____________
6 Иловая камера отсто й н и ка  н  2 Г  г/з1

Планы, разрезы м / so
7 Профили подводящих трубопроводов и

трубопроводов опорожнения М/ыоо
8 Профили отводя илих трубопроводов М /:/00
9 Профили трубопроводов возвратного

активного ила М /:/оо

Схема сооружений

Типовой п р ое к т разработан g соотёетот- 
ёии с де истёуюсцими нормами и правилами.

Главный инженер проект ц̂ ЙШтсянов/

Привязан
—

ТШТн

Т П  $02 - 2 - 4 7 5 8 9  т х

Отстойники кансмизационные 
радиальные Вторичные из 
сборного ж/б диаметром ЗОм

Ставил Лист ЛистоВИнмен. Верете/ммЫ'M l' р УШ бр КоролеВо
ГИгг Казаноё̂

Общие данные МосводоканалНиОпроектв. КОНТР- Литман/Т Т ~Мая. ош. Исаеб
Копировал 0&сл\ Z3986-OZ 4 срормат Йг





7/? Э 0 2 -2 - 97S, 6 9  ЛлбдЬ н £

4.00 fop/T>

*

Нов. О бозначение Наименование Кол.
Масса 
ей кг

приме
чание

/ у*Ги°м3№ £ и* 3a&od И лосос ФЗО / /S3S4
e Лю к-лаз SOO /

3 Альбом S  ( Сигнализатор чроЗня / г ы
Нестандаотизиоо&ал осадка с  сротосопро-
hop оборудование т иблением

r.e  3&Ц 3.?QS_
■ 3,130

I"4*

н:г?--
jJ:Щб01

2vj-*-9 Л

&Ш,
,,, ,-J*A

;

JBSj
7JI /}) ,f//~ ~7?Г~7/7 ///

3'6Q_

0.60

мг
. 1560 . Ф320x10



ч -  Ч
/ i _

M l
ФзгоТЩ^ /

Ф31700

U V . / r

Л 1

Л 2

3 _ - з

^ Щ К 1

3J0

77/ /// /у/ —?// '/ '// 77/ 77/ /// "

Mi
Ф920*10

3 _

-0,86

П лан  У- /

П л о и  S - S

§—

П л а н  2 -2

/. С тр о и те лЬ н ы е  кон струкции  
см . Альбом 3 л и с т  /8

Поз. Обозначение На имен о бание Коп.
Масса
ед.кг !!

i Затвор плоский поВер
АлЬбом А хностнЫи /300 к/ООО

Нестандартиэир о - < с  ручным приводом _ 0 zbo

2 Ванное оборудование 1обоН‘*°Рмь/" ч //e s

3 чПатрубок гозо к/о / 80S

ТП 902-г - tns.83 -ТХ

Привязан

Ш Ш .

. Cm. и нм.
Отстойники канал из сиропные Стадия Лист Листов 
радиальные вторичные из 
сборного HJS диаметром 30т
Распределительная чаша.
Планы. РазрезЫ. М/$0.

Попировал Z3386-0Z у формат Л2
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Макс. Возмомнь/и горизонт 3.69 л 387  3.75крайнее Верхнее ~ '
полон/ение бобослиВд ~

£ £ - э -

Опо/за nod 3o#fuMK(t

П л а н  / - /

Ф273*8Л"

<--------- *

Фбдвт

План 2 -2

2 7 so

Л ю к -ла з  70О х 7со

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса 
ед кг

1я» 
<ъ 

1!

4 ЛлЬбом 5 3 am Вор плоский 4 303

Нестнйс/ртзироВанное регулирующ ий с
0$оруОа8 ание ВодослиВом В =£0 0мь

2 Каталог ЦКБ Л За В Bu m  tea параллел1■ 2 479
нал с  Bb/diuwHb/м
шпинделем З/чБ f/>
Ф го о  р ю

/, С тр о и те л  ьные к о н с тр ук ц и и  см. Альбом 3 л и с т  г г

Фбзот

КопироВал 233 86-07 Формат Л2.
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Маке. боэмомнЫи горизонт 3.69

S  - S

3.33 3./0

-0,72

Лю к-лаз 702x700

$273*8
У 7 7 7 pw;
. 1000 . 700 ffSO,

23SO

П л а н  2 - 3

2750
У ч

я

щ п

I СТОГ

\ ъ  

»j o l

У

| l H

- Д -  - i

з  - з

Опора not9 задбимки 
К up пичкал 8 Sude cmo/rdu- 
ка s so *250 на цемент
ном растборе М25

3.87
3.75 крайнее В ер хн ее  

лк I пол о/нение бодослика
7 —;_ /

77? 777 77/  77/ 77/— 77/ ///
J л* А/ч< » iJi I ш U /S ,ffS /// /// /// ///

2,65 крайнее ним нее 
лк. поло тение бойослиба

Поз. Обозначение Маименобание Кол
Масса
ед.кг

Приме
чание

4 Альбом 5 3 о тбо р  плоский 4 з о в

Нестсгндартизир о - регулирующий с
банное оборудобание бодослибом в =800т

2 К а та л о г  Ц К  Б  А Задбим ка параллель г 179

ная е быдбитнЬ/м
шпинделем З/ч 6 Вр

?3S0 Р10

8. Строительные конструкции см Дльбоп 3 лист 22

200

• г $273*8 ТП 302-2 -47 5,89 -ТХ

С т адий Л ист Л и с т  о 5Отстойники канализационные 
радиальные Вторичные из 
сборного т  диаметром 30м 
Ило бая камера отстойника . _
И2 СНЗ). ПланЬ/ и разрезы. у1ос6одоканалНИИпроет

К о п и р о в а л  Z 3 3 8 6 -  o z  S  Ф о р м а т  Л 2
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П 1

/, Расположение mpacc трубопроводов в  пологий 

HQ листе TX-2.
2. Tun ишяции трубопроводов уточняется при при* 

вязке проекта.
3. Основание под стальные трубопроводы уточняется

при привязке проекта с соблюдением следующего требования; 
уложенный трубопровод на воем протяжении должен опираться 

на ненарушенный или плотно утрамбованный грунт.

У. Про рил и подводящих трубопроводов о т  распределительной 
чаши к отстойникам нн /ид аналогичны данному профилю 
и ориентируются по плану f  лист ТХ -  2),

7ПЭ0г-г- 475.89

Отстойники канализационные 
радиальные вторичные аз 
сборного ж/Sдиаметром 30м 
Профили подводящих пру. 
бопрооодов и трубопроводов 
опорожнения МП/ОО 

^ о ц  гзэвб-ог

- ТХ

Стадия Лист Листов

Р 7

1° ф орм ат 82
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{  Расположение трасс mpt/Sonpo&odoS S  плане см. нс/
Л и с т е  Т Х -2.

2. Тип изоляции трубопроводов уточ няется  при 
привязке.

3. Основание под стальные трубопроводы определя
ется при привязке проекта с соблюдением еле-  

дующего требования: уложенный трубопровод 
На всем Протяжении должен опираться на  
Нетронутый или плотно утрамбованный грунт.

У. Марка железо бетонных труб, конструкция стыкоб и 
тип основания определяются при привязке проекта 
Трубы должны бы ть рассчитаны на рабочее давление 
не менее о, У атм.

S. Конструкция номер 08-< и О в -г в „ ,  о/гьвом 3 *uamSS.

ПриЗяъин

Я//В. н °

т п  э о г-г -У 7 к .8 9 - г я

Отстойники Ксвн<моз<ждиом»ПкОпг&ия 
р&0иаитьнь/е omo/DL/vHb/e 

из cSopHQfo эл/дЛе/егметрам ЗОм
/7ро<рииги отбодлщ их  

тру&опрободоё М/.'/ОО

Лис/» Листо£

Мос&оЛокансмНШроекг

Копировал <7$iUJt, Z39S6- ° Z 11 (Рорнат вг
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I  Располож ение т расс т рубопроводов ё  плане  
См. н а  лист е TK-S.

2. Тип и зол яц ии  т рубопроводов уточняется при

привязке.
3. Основание nod стальные трубопроводы опреде-

Я Semes при привязке проекта с соблюдением сле
дующего тревобания; уложенный трубопровод 
Навеем протяжении должен опираться на нетро
нуты й или п ло тн о  утрамбованный грунт.

У Марка железобетонных тр у б f конструкция сты 
ков и ти п  основания определяются при привязке 
проекта. Трубы долж ны  бы ть рассчитаны н а  
рабочее давление не менее О .Уа тм .

т п  9 о г -г -Ч 7 5 .в 9 . тх

Привязан Отстойники канс/шлацсонные 
раоиаитьнь/е Вторичные (О 
(борного ж/б#ччметром 30м

Лист Листов
РУХ.Врш

воаегенншх*.
Коро/геВсг

Упм. Р  3
ГЙО Казан об Профили трубепробоОоё 

8оборотного активного 
ила. М/.’/ОО

Мосбодоксг/нмНШпрое/ета. Конго ЛитмаУ уИ но. /V * Ш е & \ Исае щ АУ и / \
К о п и р о в  Й н и *  Z 3 3 8 6 -0 Z  1Z фор „ а т
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в е до м о сть  рабочих черте мед основного комплект#

Я ист Наименование Примечание Обоз на че ние Найме нова ние Орчнечанив

/ Общие бяннь/е аредприя тий. зданий и соорчн/е-
г Схема электрическая принципиальная ний

распределительной сети ~ 380/ггов. Начало ГОСТ 2/.6/3-88 С/72>С. Силовое Электро-
3 Схема электрическая принципиальная оборудование. Рабочие

распределительной сети ~ 38о/ггов Окончание ч ер те  н/и
4 Схема электрическая принципиальная

РбР щ и т а  станции управления
б Функ уио налб ная схема /7р ила гае мь/е документы
G Схема электрически я принц иаиа ль нал

управления Электроприводами илососов* ЭМ. СО Спечисрикачия Пльбомб

7 Схема электрическая принципиальная обор удода ния
управления электроприводами щитовь/х зат- ЭМ. ВМ Ведомость п о тр е б н о с ти Лльбом 7

воров 8 м а те р и а ла х

8 Схема электрическая принципиальная ава-
рийной сигнализации Эм. H i НК У. Эскиз нь/й черте/а_____

9 Схема измерения уровня осадка в  отстой- общего вида

никах
/О Схема подключений внешних проводок/Начало/
// Схема подключений внешних проводок /окончание/ Обилие иказаниЯ
tz вГабелбно трубнь/й журнал
/3 План располон/енчя. Кабель нь/е трассь/. В настоящем разделе проекта разработаны допросы 

ъ/уо iMTnnrtmoftnpn обооидпваниЯ еочпаб/ из й- в т о  -
ведо мо с mb ссьмо чнь/х и припагаемь/х документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссь/лочнь/е док ум е н ты
5. 407- Н Заземление и зануление

Электроустановок
4. 407- гы Прокладка кабелей в  траншее

б. 407-88
Установка конст рукций для ,

прокладки кабелей

4. 407-260 Прокладка кабелей на к  о негр*к-

Циах

вСН  8 8/-85 инструкция о составе и /хрормле-

нии электро тех ни ческой рабо-

4ей документации для промь/шлеа

HOtO строитель ст ва

С Ни/7 f.02. Of-85 инструкция о составе порядке

разработки, согласования и

утвера/денчя проект но- сметной
документации на строительство

Рабочие чертежи основного комплект я  мерки 
выполнены ё  соответствии с действующими строительными 
нормами и правилами и предусматривает технические ре
шения, обеспечиваюufue безопасность при соблюдении цстм- 
ноёленнб/х правил безопасности эксплуятации здания. 

Главный инженер проекта Паволоцкий/

ричнь/х отстойников, являю щ ихся состяёной ЧастЬ/О 
ком плекса очистных сооруж ении. Основанием для  

проектировами я  явилось эндяние т ехнологической 
и  ст роит ел ьной  пяст ей проект ».

РйзряЬотяннь /е си стенд/ распределения электроэнергии и  
управления Электро приводя м и вд/полненб/ в  соот вет 
ствии с  дейст вую щ им и норм »м и, правила ми, инст
р укц и ям и  и Госст яндарт ам и.

Няпряшение силовой сети  принято $80/220в.
Основные потребители электроэнергии асинхронные 
Эл. 88-ли с коротко замкну ть/м ротором. Д л я  распреде
ления электроэнергии к токоприемникам ъапроекти- 
ровано НКУ с секционироваиной системой 
шин ЛВР на секционнике.

Еётееёя
Бярчев

инн/.
ЗяВ.гр.

Мяняенкок
Рязанова

Гх. елец. Пя8о/п 
Н. КОНТР. Гяа/мяну 
нач. отд. Болото#

Так как производственнь)в помещ ения 

в  данном  проекте не разрядаmb/вяются, 

размещение нку ч сигнализатора уровня 

сч-1о2 реш ает ся при привязке проекта. 

Подробное описание всех  принятых по  

электротехнической части реш ении и  
указания по при В я ж е  альбом  а  д а н ы  
В пояснит ельной за п и ск е  (  а л ь б о м / J

Р уст - 4 4,6 к в т  

Ррясц -1 ,3  к в т  

I р я с ч  - п , е а

Притязай

тп  9ог-г- ms. вэ эм

Стадия Л и ст Ли сто в
радиа льные 8торичные из 
сборного ш/б. ЗияметропЪОм р 4 /3

Общие данные\ МосвоВоканйлниипроек

Копировал 2^23986 ' 0Z /3срормят а 2
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ft* & <«* «► Ъ
I * 5  3

1 * 15 Sjv'
S $ l

t * l
Ш
11!
ft*

1 4
1

Г\> сп1 i

1 *
N 4

'i

4)
ъ
N»I
4I
■b
£

тельн ое

4T

/ ш

ЭЦ.Н1

ЭМ-Н1

Яппярят отхо
дящей линии 

* (38од я/; 
обозначение: 
тип;
I  ном. Я; 
Расцепитель 
или ПЛйёкЙЯ 
ВстаВка, я

ПуосоВоО аппарат,
Обозначение, 
Тип;

Ном-Й
Рй целитель 
ЦЛи ПЛйёкЙЛ 
ёстйёкй, Й 
Установка 
тепловою

Кабель,
провод

f Трубя Sjtezmponpiуемник

Обозначе
ние

Мйр-
кй

Количество
Числа мил 

и
сечение

Длине,
М

Обозначе
ние Ид
плане

Длина,
м

Обозах
чение

Р ion, 
кВт

ГйШ
Гпцск,

я

На именование 
тип, обозначе
ние черте ша 
принципиальной 

схемь/

у б 5/30-2674 / И1-2 йтг 7% 2,5 □ i 1,6
3.S7 L/лосос 

4аMX 808445
4ХЛ4О

У / Н/-1 ятг 4X2,5 /5
f 17. В ЗМ-4

66130-367*
вхлч

S
4

/ Н2-2 ЙКВВГ 7*2,S I 1
л 1,5 3.57 ЦЛо сое 

4ЯМХ 802433
г HZ-f ЙКВВГ 4*2,5 15

2 /18 дм-4
. О- 1.

66430-2674
ЗХЛЧ / К 5-г ятг 27*7,6 □ f 13

3.5
LL/umoBcu
Затвор 

4акС 800433 
ЭМ-56

4 2 HS-1 ятг 20
17.5

66430-2674
УХЛ4

4
1 K6-Z ятг 27X2,5 1________1 с 1-Ъ

J.S
Центовой

за твор
НЯХС-800433

Эм-5г Н6-/ ЙКВВГ 4x2,5 20
о 17.5

$Р 3
РЕ 2046 М 

5
Резерв

BF4
ре гочем 

2
/ С/-/ РВВГ I /Я0 0,25

Яиуи/С
ренонтного
освещения

\ / С1-2 яввг 2x6 5 / IXS-I
Розетка
ремонтного
освещения

У
/ с 1-3 яввг 2x6 4о / HS-2

Розетка
ремонтного

/
освещения

/ С2-/ яввг 2x6 10 гяо 0.25 , Ящ ик
ремонтного
освещения

/ С2-2 яввг 2X6 5 — ? zxs-f
Розетка

ремонтного

У
освещения

/ С 2-3 яввг 2x6 4о / 2-452
Розетка

ремонтного

У
освещения

ар/
ЙЕ 2046 М

во

/ГА / /
ЛМЛ 2/0004 ( HUs-f 1 п 73 178 8Sod f

и —

а / КМЗ 7
ПВЪ- 2S ПМЛ 2/0004

S/ , лпг-!о /нг
дЫкЛМчатВлВ

цепей
управления

Л т ■7
* »

В2
ПВЪ-25

а г г
Й Е 2046н  

80

КМ2 1 Яш-2 1 п 73 щ бёоЗ Z
НМЛ 210004 s и Г*}

—

56*30-2674
УхУ)4

5
/ н з-г йкввг 7x2,5 г л ? (5 3.S7 ОлосоС  

4ЯМХ 822443
—

г РЪ-1 ЙКВВГ 4x2,5 /5
J 17. В

в 4 ------------
б 6130-  2674 

У Х Л 4  
S 
4

/ Р4-2 ЙКВВГ 7x2,5 1 1 ь 1,5 3.S7
IJ/7QCOC

Ш х  вовт
г H4-f ЙКВВГ 4x2,5 /5

ч 17. S

65430-2674
4ХЛ4

5
4

1 К 7- 2 йтг 27x2,5 1 _ 1 Г] 1.3 3.S
Щ итовой
затвор

—
2 Н7-/ ЙКВВГ 4x2,5 20

/ П.5 4 ах с 802*33
Л  /

6 6430- 2674 
УХЛ4

4

/ К 8-2 йтг 27X2,S 1________ 1
8 /т 1.5

Щ итооои 
ЗЯ/пёор

— ■
2 И 8-1 ЙКВВГ 4x̂ 5 20

'/ V /7.5 4 / W C  0000X3

BPS Р езер в
ЯЕ 2046М 

5

<*1
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Р а сп р е 
делитель
н ое
устрой cm- 

§0

Йппярят от - 
ходящей линии 
(И ода }: 
Обозначений: 
Тип;
1 ном ., Я. 
расщепитель 
или пляВкяя
В стадия, Й

Пусковой яппараг

Обозначение;
Тип;

2  нон. Я 
Расцепитель или 
пляВкяя 8стад
ия Я
УстаноВаа теп. 
ло8ого р е л е р

5
v
1о
S

/ Т ябел 6, продод /77р у б я д л е н т р о  при ем н и к ;

ъ
S
сиU

1
U

3

Обозна

чение

Мяр-

* я

/Голичесг- 

Во, Число 
мил и  
сечение

Д л и 

на, н

О б о зн а 

ч е н и е
на

п л а н е

Длина,

/V

Обоз

наче

ние

Я, ном.

к б г

1нон.
2л</Щ

Я

Наименование
Тиа.

Обозначение  
черт е** я  

принципиаль
н ой  сх ем  6/

г ш

ЭМ. н1 .

O PS
я б  г о у б м  

г

1 сз-1 ЯВВГ
з я о 0,26

Ягщ и /г 
р е м о н т н о го  
осВ ещ ен ия

----------- S 1 СЗ-2 я в в г 2x6 6 х
з х $-1

Розе т м я  
р е м о н т н ого  
о с В е щ е н и я

/
1 С 3-3 ЯВ8Г 2x6 Уо У

3XS2
Р о зе  т а р  

р е м о н т н о го  
осВе им ения

/
1 с у - 1 я в в г 2X6 10

УЯО

Я  ищи* 
р е м о н т н о го  
о сВ ощ е н и л

/ СУ-2 ЯВВГ 2x6 S /
test Р о з е т к а

р е м о н т н о го
о с ё е щ е н и я/

/ СУ-3 ЯВВГ 2x6 Уо /
y*S2

Р о зет м я
р е м о н т н о го
о с ё е щ е н и я/

*

/ 7 о т р £ 6 н  о  с  m b / г я 6 е л е й  и  п р о Е о д о ё .

m

■§ >а

Н |

r jJ
'Ь ̂  S 
Sjj'l*» 

» 1  

ш

§NiI
К)I

.4
С*

Уисло и  
сечение шил, 
няпряше н и е

М Я Р М Й

ЯКВВГ ЯВВГ

7*2 ,6 1 1
Ух 2,6 /Уо

27x2,5 1___1
2x6 200
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-  В Сточи я л  ёоЭя
* ц — Rктиёньш ил

ГП. 902- 2-  P7S. 8 9 Э М

При В Язя Я Отстойники нянянизяуоон- 
НЫВ рядиялбнь/в ёториуныВ 
из coop него н*/Б диеметромЗОъ

Ьпвдил -Лист Листов

р ГЗоВ. &р. РязяноВя «ДгЛ-
Гп.слеи ПяВолочыб

Ф ун кцийня л ь я я я  
с уел/я

МосёодоТсямлШипровртН. контр. Зясуняну
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При а у или  длб мая эле к тр и ч е ск а я  с х е м *  у  п р я д е н и я

US70 СО СД M U  ЭЛ. 0&  М / f z  + if)

Контакты, занять/е £ других схемах

S o l

tf-Sfiz

■ ж

Ф 1-SOZ
М " г

Ф 2-SffZ
Ф*н*

Диаграммы замыкания контактор переклн/нателеи

/г 503

Фз-saz
S07

к ' I i id Ф Ъ-SffZ
~ 4 | Т  ~t^  Н *  43-/ГЗ
I H I ---------13| i t s o a H  /£

t t s j u  * 'S *
- r A  u *  ,  t t - ш

----- Ч г  ^  н-г * и л
I H a l --------------- ]з |  П  Sto J-! «  SH

SOS

l x ,
' У

'I ^4:

*:
5

4 ^ Номер
паломeние рукоятки

—  0S° 1— * -  o° — —  \ ч-оао
отключ. ВКЛ/ОЧ.fcQNTffkTfi / d

л a Л П Л a Л n Л 'ja
X / г
ж 3 у
w s e
EL 7 * X X X
? 9 Ж. X X
3L- / / /г X x

Ф / т д / . . .Ф 4 в а /

<*>

a

i j<  У

Номер
КОНТРИ-

ТЯ

полош ени в ру к о я тк у

-4 S ° 0 о + Ч5~°
Диет. о п и л . мест.

1 2 _ 2 ____
л п Л I /7 л /7 л п

X 1 2 X X
3 н x t x

Позиу,
обоэн. Н а им енование Кол.

и/К пор /и/
~ П  
* г_

Эле м ент ь/ у п р а вл ен и я  э л е к т р о д в и 
г а т е л я  м и  М /... М 2 г

_я/ Б л о к  у п р а в л е н и я  5 S / 3 0 - 2474 У х л 4 /

_s#i Переклеена телб на S3 / / -  с 23 уз /

_saz П ереклнзна  т е л 6 улдз/з- М/9УЗ /

ML1
Я р м п т у р я  Р  /го/зу2

нвет зеле нь/и ио ггов /

ML2
арматура а /гом у2

ц в е т  к р а с н ы й  со его в _ Z _

/ГЗ Реле ПЭ 3 7 -2 2 9 2 /

U/к  а  ф  2  а/
Ф ъ

± Д ___
Зле м е р  тб/ у п р а в л е н и я  э л е к т р о д в и га 
т е л я  м и  мз... МЙ 2

Н1 Блок управления Б9/30-2474 Ухл4 t
SH1 п е р е к л ю  на  т е л б  У  л  S 3  / / -  с  23 у  3 /
saz Переклю на телб У а S3 /з- Д /вуз /
ни Ррматура ас/го 73 У2

нвет эеленр/4 <л ггов /

mi г
Др н а т у р а  в  с  /2 о м  у  г

н в е т  к р а с н ы й  <*> 2 2 О в /

КЗ Реле ПЭ 37- 22у2 /

Пси и К /Д... 4 Я
Ф/-SB/... 
Фй-SBf

П о ст  п к е  //г-гуз 
толк, верха , /ъ /p  т олк. анма. / з ./ а if

t MS... 
Ф я-s т у м б л е р  ТВА / 4

77о не с/77 у

ФЯ-sa вь/клн>нятелб конечнб/и

копировал q p j;3986 02 W  форм ат Я 2
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П р и н ц и п и я / И н я я  э л е к т р и ч е с к а я  с х е м а  у п р а в л е н и я  

ц у и т о ё ы м и  з а т ё о р а м и  э л . я р . # 5  {/ i6 r -M 8 j

Ф5-аг
sat

5-S

ф5-М1 
® -

ГП аБ лиуа

Эл Ж
Обозн.
срунКЧ.
гриппы

Мпрки-
робкя
успей П1 лг

MS Ф5 S

/-Ы
S'12 33 /3 4  5-Ц

1-кг
5-/9 33/34/20

MS Ф6 S

2-K1
£-12. 33/34 £43

г-кг
6-/3 зз уз 4 6-20

МП * 7 7

1- к/
742 33 /3 4  7-J3

зткг
7-/9 33/34 7-20

МВ Ф8 В

4-х'/
8-/2 ЗЪ / 4  8 -1 3

4-кг
8-/3 33 /34 8-20

Контакты - за н я тые Вдругих схем**г 
Ф S-Sfii

Ф 5 -Р /

512

sis

Ату/

км г

ф б -Л 1

516

5/9

* Mf 9/7/1 I I

ъ £ Л  i114
J d : —  Ф 7-SP1 
ф 7-Я 1 / £ 3

f 3,
i % S U l i 
i I

Ф б-S P/

'  г  f
5/8

520 КМ/ S*U,

523 Н С I ■

Ф 8-Л7
52*1

527

М ил грамма 3 л мы Кения контактор

z ъ 
I I

\? 522

фВ-Sffi

М 1
m v t

526

Л

А
К
\ \
£ $
*>0 и

Номер
секучи

номер
контяк-

т я

Поломе н и е  р у /е о я т х и  _

-  4 S ° о° + 45°
й В т о п . 0/77 К  У/. м ест и .

1 1 3
Л п л П Л Л Л П

X / 2 X X
ж 3 4 X X
ж 5 X X
ж 7 8
X 9 /о
ж /1 /2

\
1
!0
0
$

у/ 3 П т  Вор 
о тк р ы т °
Местное 
у продле

ние

Лётомят. 
упраёл.

Сигнальная 
лян па

Л МУ<РП7Я"

$
$
I*>
I

Местное
управле

ние

Лётомят.
упраёл.

/t Затёор 
закрыт"

Диаграмма замыкания 
кончеёь /х ёы ключа г г/г ей

обоза. & $ «*■

ss/

Зпк-
wpat^№ $°№ tr<

E S

saz

s b h

S81-2

/ - г
Ъ-4
/-г
3*4
/-г
3-4
1-2
3-4

Ш ж
ж

Ш ж
\ Ж

N

I
$

I
$

/ в

/. С хем ы  у п р я ё л В н и я  за т в о р а м и  М б . . .  М д  а н а л о ги ч н ы  
с х е м е  у п р а в л е н и я  з а т в о р о м  М5. 

г. К о н е ч н ы е  ё ы к л ю ч а т в л и  S Q  /  и  S Q Z  н а с т р о и т б  

н а  п о л н о е  о т к р ы т и е  и  з а к р ы т и е  з а т ё о р а .

Д о п о л н и т е л ь н ы е  к о н е ч н ы е  В ы к л ю ч а т е л и  

SQ, / -  Z  и  $  О. 2 ~2  с л у н / а т  д л я  о гр а н и ч е н и я  кода  

З Л т ё о р а  ё  а в т о м а т и ч е с к о м  р е н / и м е , и х  н а с т р о й к а  

у т о ч н я е т с я  £  п р о у е с с е  э к с п л у а т а у и и .

Позиу.
обозн. Наиме но ёа ние Кол. Примечание

Ш к л ф  / Ш
* 5  
Ф 6

Элементы управления электродвига
те ля м и  m s . . ■ ме 2

Л/ Блок упраёления 6543 о-  2674 9ХЛ4 /

5Л/ Переклю чатель 9/7S3 /з- С 70 /

HL /
Лрматура ас /го /3 92 

уёеп7  зелень/и со геоё /

HLZ
Лрматура ас/го// у  г  

уВе/м красные! сп егоё_____________ /

Н1Ъ
арм атура л  с /го /в 92

уВ е т молочный со ггоё /

Ш м а ф  г  и /
* 7
*8

Элементы управления олектроВВига- 
т  ел я м и М 7 - М 8 2

Л / блок у продления 6 5430-2674Ухлг 4 /

5Л/ Переключатель 9аS3 /з-  с 70 /

H i/
Лрмятурм ас /го /з у  г

и д е т зелень/и со гг о ё /

н и
Лрматура ас /го//9 г

у д е т  красный ZZo£ /

ш
Арм атура Я2 /го/5 92

у ё е т  ноль чнь/и со ггоё /

Я ш и k fa ...  4 л
fs-set..
tizSBt

П ост ПК£ /12- 393
толк. Верха /з. /р. толк. нии/н. /з. /о 4

*s-s~.
Ф 8-S тумблер Тв1-  / 4

По м е с ту
Ф5-Л2...
Ф8-Я2

Электропривод 5099. 098 -  0 ,7М  
иуитоВого затВора 4

Зяк-ся По проекту
"ViS&gffPZ/a

ТП 902-2- 47S. 89 ЭМ

О т ст ойники  КЯНЯЛОЭПуиОННЬ !0 \СтядиЯ 
р п д и л л ь н ы е  в т о р и ч н ы ?  
из сво р ного  н /6  Л и н н е  гром  3 0 м

Схема эл е к т р и ч е ск а я  
п р им уипиапьнал  управле
ния ЗЛеКТРООриВовЯМ*/ tyurogblx

Лист Л  и ст о д

МосВоВокяняяНиипроект

хо/шро8ял < ^ 3 3 8 6 -0  2 IS  срорналп Л 2
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няпрлшен.

/

р£ярия

г
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№

*

S

Реле

£ ВыяВле-

ния

7
я£лрии

tyumoBoio

е ЗЯтВоря

№

S
Ядярчя

£ ujumoSoio

ЗЯтВорЙ

7 иг

8

Д и я г р я м м я  з я м ь / к я н и я  и о н т я к т о £

положение рукоятки
номер Номер Проб Откл. Рябой.

/ 2 3секцииконтакт -45° о° р 45°
Л /7 л п л п л п

Z / 2.
3 3 ч

Ж.__ Г 6
Ж __ 7 8
у 9 to

и // /г

Коптя к ты, зянять/е 8 Врагах схем ях  

'Я

г
538

SP  
|/ \2  

1//I 
I 1&

к5
5 3 9  * 3  у  М  S b O

У
И я  ц е н т р  я /tb н а  ttb  д и с п е т ч е р с к и * }  

п у н к т  о ч и  с т н ь / х  со в р у н / е  н и  и

К л ю ч

проёерки

л я м п

Реле 

импульсной 

сигналозяччч

Кнопки
с ъ е м я
сигняля
реле
с и с н я л я

зВонолг

5 -  K T f
6- ИТ /

f-HlffJ-HUt,
ъ-ш.н,б-мя

Знщ  4-Ш ,
тя. 8-шя
7- ИТ/ 
Я-ИТ1

SH/

Кня/

К5

Я /

S F 3

N 1 2

S B /

Ш К Я ф  / и /

Реле PSP 72- Ъ 2 2 / -  009/ 
Г -  220В ______

Тябло тсб тз у  ~  его £

Ши я <р 2 Ш

Тябло тсб тз гго £
Реле pen 72- з г г / - яоу/

_____________________ У ~  2 2 0 ё _______________
Перенято м я т е  л ь  уп534Ъ- С70 у$

ре£.

Реле ртз> - /г .о /
Р е л е  т ~  гг о  £  

/73 37- 22 92
резистор пэв /о

______Я И 700 ОМ /о0/о
В ы к л А о ч я т е л б  Р Е  г о г й

у ~  г г о £  У р =  2, s я  о т с .  б
Я р м я т у р я  с и г н я л А н я Л  V  ~

молом. ц£ет Яс /2ojS_
г г о £

К н о п к и  н е  о  и  9 3  
испил. Я

/?ОЭиЧ.
обоэн. Н я и м е н о £ л н и е Иол. Примечание

/7о м е с т у

НИ/ 3 S o н о к  38/7 г г о - м 9 /

/

ТП 90Z-2-N7S. S9 Ж

О т с т а в н и к и  канализационные Стадия 
ряЗиЯЛЬНЫ б В т о р и ч н ы е  
из сборного т/6 диянет ром 30м

Схеня электрическая прин- 
циаияльняр яёярии н о й  
сигнялиэя у и и .

Лист Листе*,

МосёодокянялЯМпроект
копировал <jp^Z3386~0Z 20 срорнят Я2



I

I

*

i

С х е п д  и з м е р е н и я  у р о в н я  о с я д к я  £  о т с  т о й  я и к я х

_____  поз. /3 I I '-*1

I

S *

«т̂

0 Ч
* р

i b
$
$

1 
5

£
£

I

M S b -

©
*

10

1Z

поз. 19.

и » .

О

поъ. /9

Л _

14

is

le

M g > -

/7

!8

19

го

лоз_У_9_

4 8 у

г/

гг

гз

гч

S F  4
во1 У  2S

-о шг-/
ш8-1 о —

-о Ш4-/

-ОШ/-/ и/8-2 
О—

-JQLUS-/

- о ш  г - г
шв-т,
О------

-О ш  if-2

-ОШ /-2

-О Ш3*£

Ш8-4
О----

-О ш  2-3
Ш7-1 
О----

—О ш4-$

-О ш/-ъ Ш7-2 О----

-О шъ-ъ

- о  ш г-tf 

-о ш8-9

- О  Ш/-У

Ш7-3 о---

ш7- Lf
о— ~

-о шз-i/

/-о 2о -

4 ] £ * ’

Z-K1

4 4
З-К/

■J — 4 4

4-к/
4 А

4 '

1-К2

4 4
г-кг

G____£
{ 4 '

3-KZ
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регулирования
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I-KZ1-К1
S--I2 33 / i f  S-/3

г -н /
б • iz зз / ъч е-/з

3 - К1
7-  12 ЪЪ /34 7-/3

4- к/
8- /2 33 У 39 8-/3

1-К/

S-19 33-а -/ и - S-ZO

6-/9 33 —©-
г-к/

У Х - б- го

7-13 33
3-кг 
, / \ н 7-го

8-19 33
4-кг

в-го

N
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*
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>----- -------------
I-K2

ЧЪ У  44 S/S
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■ Ч  У р SIS
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г 43 У 4 Ч его
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Позиц.
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ш  к  Я <р 1 ш

!-К1: г -ц  
I-K2 ', г-кг

Р е п е  v  *- г го в  
пэ 3 7 -  г г  л 4

ш к а  <р  2 и/
3- */; з-кг
4- кц 4-кг

Реле Y -  г го ё  
пэ з ? -  г г  у г 4

БР 4
8ы кпк>чят епб я е  2 0 2 4  Y ~  г г о £  

I  Р ЧР Отс. S /

П о м е  c m  ч

под. / б л о к  р е гч л и р о ё а н и я / СУ- /02

поъ. 19 М а т ч и  к 4

М есто установки блок я/ регулирования сигнализатора  
уровня п. / опревеляется при привязке проекта.

M .g £ _
C/Ls-tne/L
Н. контр.
Hay, m3.

Рязанова
ПавоАошсии
Га с а на ну 
Болотов̂ * 3 3 .

Т П  9 0 2 -2 - 479. 8Э ЭМ

Отстойники кянялизауионы/е 
радиальные вторичные 
из сборного м/6. ЗиямегронЗдц
Схема измерения уровня 
осадка 8 от ст ойниках.

СтадчА -Лист Листов

МосводоканалниНпроек)

копировал с ^ г з е в б -о г  21 срормат я 2
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Обозна
чение 
каб ела 
проВодй

Трясся Про к о д  через К а б е ль  , проВод __

Начало Конец

т р у б у Претят-
ной
Ящик

М°

по п р о е к т у про л  с м е н

Обозна
чение

Диаметр 
По Гос
стандар
ту, М)Н

Длина,

м Марне Кол. число 
и сечение 

мил.

Длина,
м

Марка Кол. Число 
и сечение 
мил.

Длина,
М

К/ /ш гш ЯкВвг /0x2,6 □
ню /Ш гш ЯКВВГ Чхг,б 5
К 2 2ш Ufum установки  

из мер. блока поз./ КВбг /Ох/Ю О
К 7 гш ЗВонок НО / т е г 4x2,6 б

к/-/ Токосъемник- отстой
ника /V / т  /-ха

Конечный Выклю
ч а те ль  /за ЯКВВГ 4x2,5 /б

кг-/ токосъ емко К о т  стой 
ника м2 ?  Z-XR

Конечный Выклю
ча тель г  sa ЯКВвГ 4x2, S /б

КЗ-/ Токосъемник, отстой
ника нЗ t  3-х Я

Конечный Выклю
чатель  з sa ЯКВВГ 4x2,5 /б

кч- t Токосъемник ртстой- 
ника Щ  -Г  4-Хй

Конечный Выклю
чатель ч sa я ш г 4x2,5 1S

К б -/ /Я штепсельный разъ
ем 9л./пр. t s -я г кввг Юх1 го

к  з /Я Датчик си гаа лоз. 
у роён а поз. /X отст. /

комп,
си

текпунял  
гна л  из.

по а  
у рс

гтаЯкя 
В н а

к1-г /X
Ш ит установки 
измер. блока поз. / кВВг 4х/ □

КВ-/ гя Штепсельный разъ
ем ал. пр. Т  S - яг КВВГ /Ох/ го

к г-г гя
iijum установки
измер. Блока лоз. f КВВГ 4 х / □

к4 гя Датчик сиснялиэ. 
чооВня аоз. /5 отст.2

Комп
CUi

лектнял 
на л  из.

поел
Уроё

тпВка
нл

К 7-/ зя Штепсель ный разъ
ём эл./пр. Т7- яг КВВГ /Ох / го

къ-г зя Шит устаноВки 
измер. блока поЗ. / КВВГ *ж/ п

Кб зя Цатиик Сигнализаций 
уроВнл поз. /б отст. 3

Кот
си

тлектня 
гна л  из.

Л  по 
ровня

$ * ■я

Кб- / 4Я Штепсельный разъ
ём эл/лр. t s - я г КВВГ /0x1 го

кч-г 4я Шит устяноВки 
изм. блока поз. / КВВГ 4х/ 1 1

Кб 4х Датчик сигнализации 
урвём 9 под. /В отст. У

Комт
сиг

> л 2 к т н н  
на лиъ.

9 ПОЫ 
уроё

г?яВкЯ
ЧЛ

П о т р е б н о с т ь  к а б е л е й  и  п р о В о д о £

1/исло и 
сече ни г  мил, 
Няпрян/ение

Марка

ЯКВВГ ЯВВГ КВВГ

Юхг,б 1 1
4хг,б 70

/0 X 1,0 1 1
4x1 1 1

ТП 902-2- 4 7S.8S

| Привязан Отстойники канализационное 
радиальные вторичные 
из сборного Hf/б диаметром 30н

Стадия Лист Листоб

Р /2ш ш ш ш ш ш я
гл. спеч.naSoaoukoLЖ г КабелЬно лпрубнь/и 

шурнал МосёодокпнллМШ/проектН-контр.ВйСЗНЯНЦ 1 2____

1 UhB.№ 1 —
Нач.огд.

______

Копировал ф£_2-3986'02 Z4 срормНт Кб
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Поз.
Обозначение

или /T7U/7
иэбелиа кяименоВяние Кол Приме

чание
/ Я Я ч и к  управления /Я... 9я 9
г 3 - гео Р оэеткя ш тепсель мял 

/XS/.. ■ HXS/: /XS2-.-4XS2 8
3 Y.P штеосел&иь/и ряэъен sxP... 8хр 9
9 Гоа  SG62- 75 Трубя ВодогягопроВодняя дч- so

С/г. алррщ чясгьпроекта
S ТУ6-05-179Н7€ Трубя ВияиплястоВяя Э у -20 60/у

6 РЭ-Ц- X-2D МетяллорукяВ дч -  20 гон
7 К /087 ВВод гибкии 9

8 за
Конечный В ь/к лн > ч я телб  

/SO.-.- 9 S & 9
9 ХП токосъемник /х Я Ч Ч к я *

/о яо Я ч и н  /яо-.. 9яо

/. Конечные Выключи т е  ли  /S8-. 4S8 устяняВлиВяются 

по чертеж ам  нестандартного оборудования.

е. Конструкция для устаноёки риуикоё упряВле ния 
/Р... Д Р и их при В я ък я  дяня В чертежах стр ои - 

т е л ь н о й  Чясги пр о е кта  ( ДлЬбом 3 J ,

3. Трясся К абелей зя  пределнми группы отстойникоВ  

н я н о с и тс я  при приВяж е п р о е к т  я.

** Эслоёны е обозначения/ с о о т В е т с т В у ю т
ГОСТу 21019-88.

S. З а кла дку т р у д  для  кабелей к  электроприВодл 

илососоВ СМ. с тр о и те ль н ую  Ч ястЬ  проектя 
(  ДльБом BJ'

G. Зяэемление Выполнл е т с я  Нуле Вой /налои  
к  я беля согласно с н и п  d.os.oe.ss

/ЯМ

Т П  9 0 2 -2 -9 7 6 .3 9  ЭМX  с 9-3

ПриВяэян О т с то й н и к и  кянялиэяционнне 
радиальны е Вторичные 
из сборного м/В диянетронЗОм

Стадия Л и с т ЛистоВ

р /зЗяВ.гр. РязяноВя
Гл. спей ПяЕолочхии Г/лян р я с п о л о м е н и я , 

КябелЬнь/е т р а с с ы
МосёодокянялниипроектН. контр. Вясумянч0 *1 Няьотд. БолотоВ щ и .

к  on иро Вял  C g 2 3 3 8 6 -0 Z  Z S  с р о р н я т  Я  2



i s

Позии. 
обоз н. //лит е но#/? мае Кол Лримечяние

/Ш
/,г блок ООрядлОЛиЯ 6S130- 2070 ОХЛ̂ 2
6,6 БЛОК ОЯрядлвниЯ 65030-26 700ХЛО 2
41 /7Я*е ГЯЬ/U £*//С/7*0 ЧЛ /77 £>/76 Л03~25 /
46/ Зыкгл/о ил тел6 него Обм Яр = 20л /
463 дЬЖЛ/ОЧЯ/яелб Р£ 20 Об Af Яр- S# /
464 Вь//гл/ооятеяб не £Л os if яр -  £ я /
SP/ дб//г/7/ооятел£ у?£ 2 0  Об л? Яр -  2,sp /
К///КМЗ Мог#о т#б/2 /7*/с/ся/7?елб лмл /г ооо/ с Пристли коз рол -  /гг г/-к/;гк/ f-кг: гм г Реле /7937- 2202
61} кг У " ~  22оР еJT-6T16-кт/ Реле дреме я и Рея 72-322/- 0 0 0 // в/-2Л12-SP1 переклночятелб 9л еъ //- сгзез 2/-РЛ22-SP2 Перекл/оол телб 9о еъ/з- я /эоз 2
Т63Р1&-SJH Пере ком) ил те//6 Ул 5з/ъ-с 7о У З 2
/-шя,г-/ия 5-ШД. 6-Hl/f Тябло Тсб г-3 2 2 0б *//-M/j г-нс/ Ш’.е-ншшСдетас.иг#я/76»ЛЯ Лрмятнрял с /го /з 0 2  идет зеле нь/и ЛГ- 22об S
(-Ш2, 2-Н1$s-ш, 6-мг сёегъо С.игЛЯ/76 Я Я Я „ лрмл Л7Ь/>Лл с fza//3z идет кряаябш 95- нсз; е-нсз еде то сигнллА моя Ярлл тхрл , „ Л с /го /з 32 идет /У ояоилъ/и У~~ 2206 2

ЯШ
з;4 блок 0/7рлдлемиЛ 6 5130- 2470 ЫХЛ О 2
7; 8 блок 0/7ряд/7е яия б5/3О- 26700ХЛО 2
&г /7якетнбш ёб/кл/с чя те лб не з /

362 Зь/клмиягелб не гооб мЯ р - г,5я /

26Э> SP4 дб//г//н>оятенб не 2020 22о£ Jp-2,SH 2
462 Зъ/кгл/оолтелЗ Р£ 2оОб м Я р = 2е я /

466 Зь/к-л/оолтелб ре гоОб м Jp- Sн /

466 Вь/млнрчятелб ре 2ообм яр-ен /

91 Тумблер ТВ1-/ /

кину Реле Р г д -  /го/ /

Км2 Млели тнб/и луехгятелб лтл г/оооО 
С. ЛРи С/7)ябкоО Р/7Л- /22 /

Т  /7 9 0 2 -2 - 475. S9 ЭМ. М/

/
Приёязян UkM. бярчед Отстоонико кянялиэяционнб/€ 

роди я л  6 н ы е  дтораияО/е 
и з сбор н ого  я//б Зиянет р ом ЗО м

Cm3 а я Лист Ли cm од
U/ttH- Мяменкодя Ш я р / 2здд.гр. Рязянодя f c
Га. меч.

X1

HK0. эиеизныи черте»/ 
общего ёидя. МосёодокянялНШ/проекгН. контр Гясэмянч rf'p'

Ш 1. л/° Няч. отЗ. Бологпод ж к .
Копировал <jpZ3986'02 26 срормят Я?
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8ид спереди 

ДВерЬ не покязяяя
Дёерь я щиня 
вид спереди

вид,./?"

*

1
70D#

/7оэиц.
обо ЭЯ. //яинеяоёяяие Кол. Прияечяяие

3- Х/, 3-Х2,
4- М/, 4-XZ Реле лроме#/ уточяо e
хз, x4/ks 
з-мз: 4-*3 /7 В 37-в г У 2 9
7- ХТ/
8- ХТ/Реле ёреме ни рбл 72-322 / -  о о в4 2

£? Резист ор /7ЭЗ /О £ 4700 ОН /
3-0*0,

Тябло TCP- гз  1Г~ 22 О ё 2
7-Н1Я
Я-HLB 4

7-HLP, 8-HL1 сёе то с. и 2 ЯН об НО л  ярнятвро 4

HLZ Рс /20/3/2 у Bern зеле я 6/и г го ё f
3-#i2;4-Ui2 
7~NlZ: 8-HlZ

СВетосиеяялбяяя яряятуря 
Я с /го // У2 ч8еп> мрясяб'Р V~ В20Ь 4

7— Я13
8- Я2.3

сВе тосигяяпбяял яря я туря 
Я С /20/&У2 чёет ЯО/Ю VH6/U У~22оё 2

SB1 Кяоп/ся КЕ ОН 83 исп- 4 /

3-SP/p-S#t Лере/глнзчптелб во в э//~ с еззз /м N

A
i ререкляочятел& впвэ/э-я /Вуз 2

7— SO/
8- 5Я/Лерехлючятелб вовэ/з- с 7оуз 2

/О  /2 Я .. . 4 # )
/-SB/.. 
4- SB/

Лос/77 /7НЕ //2- 2УЗ
ТОЛЯ Реях я /*. /я. толя, яи/яя. /з. /о 4
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