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Часть 1

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ДИЗЕЛЬНАЯ •

. МЕХАНИЗАЦИЯ СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ПОЖАРНОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ И АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

СОСТАВ ПРОЕКТА:
АЛЬБОМ I ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
АЛЬБОМ 2 АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ

КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 
АЛЬБОМ 3 ЧАСТЬ I ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ДИЗЕЛЬНАЯ 
МЕХАНИЗАЦИЯ' СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

.АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА 
ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 
И АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

ЧАСТЬ 2 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
АВТОМАТИЗАЦИЯ. СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА 

ЧАСТЬ 3 ЗАДАНИЯ ЗАВОДАМ ИЗГОТОВИТЕЛЯМ
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ЧАСТЬ 2 СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
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АЛЬБОМ 7 СМЕТЫ

АЛЬБОМ 8 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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Со д е р ж а н и е  а л ь б о м а

Обозначение Наименование Стр

Титульный аист. Состав п р ое к та . 1
Содержание альбома. 2

А Ч 1Ж ' У - * 00--525А Б  ОВ Отопление и вентиляция.
аист 1 Общие данные {начало). 3

2 Общие данные (продолжение). 4
3 Общие данные (продолжение). 5
4 Общие данные (продолжение). 6
5 Общие данные (продолжение). 7
В Общие данные ( продолжение). 8
7 Общие данные (окончание). 9
8 Принципиальная схема вентиляции. to

1, 2 климатическая зона.
3 Принципиальная схема вентиляции. ft

3,4 КЛИМ АТИ ЧЕСКАЯ ЗОНА

10 План  на отм. '4.700 (-4.600) (отопление). 72
Схема системы отопления.

11 План на отм. '4.700 (-4.600) (вентиляция). 73
12 Схема систем ftU 02,81. 14

1,2 климатическая  зона.
15 Схема систем П1, П2, В1. 13

3, 4 климатическая зона.
14 Схемы систем В2,  ВЗ, В4, ПЕ1. 76
15 Установки систем П1,П2,В1,В2,ВЗ,ПЕ 1. План. 12

1и  2 климатическая зона.
16 У становки систем П1,П2,В1, В2. Разрезы 18

1-1-6-6. 1и 2 КЛИМАТИЧЕСКАЯ ЗОНА.
17 Спецификация систем П1,П2,ПЕ1,Ы. 19

in 1 КЛИМАТИЧЕСКАЯ ЗОНА.
18 Установкиt систем П1, П2, В1,В2,ВЗ,ПЕ1. 20

Пла н . Зи 4 климатическая зона.
19 Установки систем 01.81 В2. Разрезы Н 21

5-5-"7-7. Зп4 КЛИМАТИЧЕСКАЯ ЗОНА.
20 Спецификация систем П1,В1,ВЗ. 22

Зи 4 КЛИМАТИЧЕСКАЯ ЗОНА.
21 Спецификации систем 82,ВЗ. 23

А - У | , М Ю -Ъ 25.86 08 Н дсКИЗНЫЕ ЧЕРТЕЖИ ОБЩИХ ВИДОВ НЕТИПО-
ВЫХ КОНСТРУКЦИЙ с и с те м  в е н т и л я ц и и .

Титульный аист. 24
Содержание. 24

лист 1 Движок к отверстии? на воздуховоде. 24
2 Ограждение входного патрубка венти- 24

АВТОРА.

3 Р а м а  ф у л ь т р о в  Ф 5 Р  ( 3 я ч е й к и ) 23

4 Подставка под фильтры ?П,ТГ. 23

Обозначение Наименование Стр.

5 Рама фильтров Ф Я Р  (2 ячейки). 2S
6 Изоляция трубопроводов шнуром 25

теплоизоляционным.

А -Уи У -зо о -5 2 5 .8 6  8 К Внутренний водопровод и канализация.
АИСТ 1 Общие данные. 26

2 План на отм.-4.700(-4.600). 1, 2 каимати- 27

ческая зона. Схема системы  К1.
3 План  на отм. ' 4.700 (-4.600). 3, 4 к ли- 28

МАГИЧЕСКАЯ ЗОНА.

4 Схемы систем В 1, к  13Н 29
5 Схемы систем  В37 . К З Н (1 ,2  климатичес- 30

КАЯ ЗОНА). В 4 ,В 5 , К З Н ( 3 ,4  к а и м а т и -

ческая зона)
С Че р т е ж - заказ бака  по с г р и и д /

1. V9Y-/1
2-/ш Р-3№ 323#6 ЗЛ Электростанция дизельная .

1 Общие д а н н ы е . 32
2 План  на -4.700.(-4.600) Спецификация 33

оборудования.
3 Разрезы Н .  г -2 .3-1. Сечения А-А. В-6. 34
4 Монтажная схема Д З С . 35
S У становка насоса В К 9 - 4 . Тепаоизоля- 36

ЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ.

А- Й,Й ,1У-300-Ъ25.86 З Д  н Эскизные чертежи  общих видов нети -

ПОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

ДИЗЕЛЬНОЙ.

Титульный л и с т . 3?
Содержание. 3?

ЛИСТ 1 Ба ч о к  сан в ной 37
2 Подвеска простая дай  трубопровода. 37
3 Ящик д л я  песка . за
4 Шкаф  д л я  аккумуляторных б а та р е й . за
5 Конденса то  С Б орник выхЛ ОПНОГО 38

трубопровод а.

А Ч «У ^ О О -Ъ 2 5 .* &  Т Х Механизация  складского  хозяйства.
39лист 1 Общие дан ны е . - . /

г fa#// //j?. г?гм. 0  f- u. goo) 40
3 Установка л и ф т а  грузового, выжимно- 41

го $00/0,5. Д анные для  заказа

лифта.
4 Насти а . 42

Об о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Стр.

А~№ Г300-325.8б/|/7ЛГ А в т о м а т и ч е с к а я  у с т а н о в к а  П о м а р -

H O U  СИГН ААНЗАииН  и  А Е Г 0Л /А Т И Ч Е С -

К о г о  П О Ж А Р О ТУШ ЕН И Я

л и с т  1 Об щ и е  д а н н ы е . 44
2 П л а н  н а  о тм . -4 .7 0 0 (-4 .6 0 0 ) Р а з р е з  1г 1 4 5

У з е л  1. С е ч е н и е  2 -2

3 С х е м а  э л е к т р и ч е с к а я  п р и н ц и п н а л к

НАЯ В КЛЮ Ч ЕНИ Я  УСТРО Й С ТВ А У 1  С х Е -

МЛ . ЭЛ Е К Т Р Н Ч Е С К А Я  П О Д К Л Ю Ч Е  М И Н

(Н А  ЧАЛ О ) 46

4 Сх е м а  э л е к т р и ч е с к а я  п р и н ц и п и а л ь -

НАЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ПРИЁМНОЙ С ТА Н Ц И И

П С 1. Сх е м а  э л е к т р и ч е с к а я  п о д к л ю ч е -

н и й  ( п р о д о л м е н и е ) Н?

5 Сх е м а  э л е к т р и ч е с к а я  п р и н ц и п н а л ь -

н а я  ABR Сх е м а  э л е к т р и ч е с к а я  г го д к -

л ю ч е н и й  ( о  к о н ч а й  н е )  К а б е л ь н ы й

Ж  У  РИ А л. 48

6 П л а н  н а  о тм . -4 .7 0 0 ( - 4 . 6 0 0 ) .  П р о - 49

х о д  н а  я .  В и д  1 -1

А-[(Щ,1У-300-325.86 Эс к и з н ы е  ч е р т е ж и  о б щ и х  в и д о в

НЕТИПОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ АВТОМАТН-

ЧЕСКОЙ у с т а н о в к и  п о ж а р н о й  с и г н а -

АНЗАЦИН И АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЖА-

РО ТУШЕНИЯ
А -Щ  М-МО-32ШАПЖН1-00 СБ Кр о н ш т е й н  д а я  у с т а н о в к и  п у л ь та  п п с ч 50
Н Ф . //-300-ЛШАПЖИ2-00 Устан ов к а  и з в е щ а т е л я  О Д Ф - ё м 50

А  -  I I ,  I I I ,  I V  -  3 0 0  -  3 2 5 . 8 6

ТИП ШЕМикОг
Со д е р ж а н и е

АЛЬБОМА

Стадия Лист Листов
Шч 0Т8 Колосов Ц / РП 1 1
Нач.ОВК Лингв ГОССТРОЙ СССР

ГОСХИМ ПРОЕКТ
Волжское отделение

' <-•
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6 П Л А Н - С Х Е М  А

Лист Наименование Примечание

/ б Устлновки систем /7У, /72, 6/, 82. Рязяезь//-/-б-б.
1 и 2 кяимятискяя ЗОЮ

17. СпециФикяции систем /71, /72, /72/, 2/
1 и  2  к л и м я т и у е с к ря  зон*

18 Установки систем ///, /72, В/, 82, 83, /7£/. /7/7**.
Зи4 кяиметичеекяя зон*.

19 Устя теки систем /7/, 81 ,82 . Р я зре зь /  / - / г 5 -5 - - ‘ 7 - 7.

Зи4 Клим* ти чес к*я зон*
20 СпЕция>ик*ции систем Р/, 8/, 8J.

Зи4 кяимягическяя зон*
21 СпЕЦИФикяции систем 82, 83  .

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА.

— Лист Наименование Примечание

/ Общие дянные ( няуяяо)
2 Общие дянные ( продолжение)
3 Общие дянные (продолжение)
4 Osu/ue длнные (продолжение)
3 Osiuue денные (продолжение)
6 Общие денные (продолжение)
7 Овщие денные (олгонуение)
8 Принципиельнея схемл вентиляции.

1 и 2 Клим* ти чес к** зон*

О ьк 
xjV
• L - 
■1 & 
о| «  
«1 5s 
«1 ^  
etsj

“ 7 Принципилльнл* схем* вентиляции
3 и 4 климятичесх** зон*

ю Плен н* отм. - 4.700 (- 4.600) (отопление)
Схемя системы отопления

и /7ллн н* отм. -4.700 (-4.600) (вентиляция)
•-
о **

I

1
12 Схемы с и с т е м  О/, /72, 8/.

1 и 2 климлтичЕскля зон*
13 , Схемы систем /7/, Р2, 8/.

3 и 4 клим*тическ*я зон*
(

с

1
вXX
го
3 __

/4 Схемы систем 82, 83,84, РЕ/
13 Остенов ни систем Р1, 02, В/, 82, 83, /7Е/. 77лян.

1 и 2  климлтическля зон*

С
11
j
1л
J
а

в
&
X

i

\
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ь __

ПРОЕКТ РАЗРАБОТАН В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ НОРМАМИ 

И ПРАВИЛАМИ И ПРЕДУСМАТРИВАЕТ МЕРОПРИЯТИЯ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА —
ГИ.ШЕЛУДЬКО

В Е Д О М О С ТЬ  ССЫ ЛО ЧН Ы Х И П РИ ЛАГА ЕМ Ы Х Д О К У М Е Н Т О В

Обозначение Наименование Примечание

Ссы лочны е д о к ум е н ты  .

Ц К - н - 1 - 7 0  ч е с т ь I , Т и п о в ы е  решения си с те м  и  чет -

р лз д е л  Е ,  яль  s о м  У С ройств в н ч т р е н н е г о  оеорудоаяния

сооружении грлж дян ской  о в о р о н ы .

Устяновкл дверей, плотивовзрывных
• устройств. Герм етизирую щ ие уст

Ройств* и  ком пененцил вводов.

0 7 -9 0 4 -1 Устройстве противовзры вны е М З С ;

У З С  t ,  V 3 C S ;  УЗ С  2 5 ;  УЗ С  50.

s.m  -s Г и б к и е  в с тл в к и  к  ц е н тр о бе ж н ы м

ВЕНтиляторлм .

3. 904 • 13 З вслонки  воздуш ны е у н и ф и ц и р о в я н -

ные д л я  си сте м  в е н ти ля ц и и .

/  У94 -3 9 Г  РОССЕЛЬ -  КЛЛПЛН6/ С РУЧНЫМ УПРЛЗ-

ЛЕНЧЕМ к р у г л о г о  и  п р я м о у г о л ь н о г о

СЕЧЕНиЛ.

3 .9 0 3 -2  в. 1 1 Воздухосборники ДЛЯ СИСТЕМ о т  О ИЛЕ-

ния и  ТЕплоснлбж енил з е н г и л л ц и о н -

ных устлновок

1 .4 9 4 -3 0  в. 2 УСТЯНОВКЛ и  К РЕПЛЕНие ВЕНТИЛЯТОРОВ

К СТРОИТЕЛЬНЫМ к о н с т р у к ц и я м

5 .9 0 4 -1 Л е т я л и  к р е п л е н и я  ВОЗДУХОВОДОВ.

3

Обозначение Наименование Примечание

4. 9 0 4 -6 9 Г е г е л и  к р е п ле н и я  с я н и т д р н о -г е х -

НЦуЕСКИХ ПРИБОРОВ U  ТРУБОПРОВОДОВ.

П р и д я гя е м ы е  докум е н ты

M w y ^ o o - m . 8 6  08и  1 Гви ж о к  К ОТВЕРСТИЮ н л  ВОЗДУХОВОДЕ

0802 О грдж дЕние входного п л т р у б к л

вентиля то р я

08773 Рем * ‘ри лы р о в  т я р  ( 3  яч ей ки )

087/4 П о дс тлв к л  ПОД ФИЛЬТРЫ <РЯ, Ф Г

0805 Р я м л  ф и л ь тр о в  Ф П Р  (2 я у е й н и )

0806 К зо ллц и л ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМ

0-/7,///,//-600-623.86 а. Ч 08 СО

1

О-////,//-600-62386a .S  08.8/1 Ве д о м о с т ь  n o r p e s n o c r u  в

М ЛТЕРиЛЛЛХ

Привязан

Инв.№

А -  II, III, IV - 300 - 325.86 ОВ
ru n Ше л у д ь к о ■|

ИЯЧ. отд КОЛОСОВ
Гл. СПЕЦ Явдеевл Склад материалов 

в подвале инженерного корпуса

Стадия- Лист Листов
РУК. ГР. Пянченко РП / 2 /Ст. ииж. /ЦЕРВШШН*
Цсполн. ЯНДРИЯН08* m m

Об щ и е  дянные (нячляо)
Г О С С Т Р О Й  С С С Р

ГОСХИМПРОЕКТ
В о лж ск о е  о тд е ле н и е

Провер. ПЯНЧЕНКО ZAiEtti#
Н. контр. Яв д е е в л S

/ С Ф  7 4 7 '0 3  4
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Общ ие  у к а з а н и я .
1. Расчетные тем пературы  наруж ного  воздуха  д ля  х о л о д н о го

ПЕРИОДА ГОДА ПРИНЯТЫ МИНУС 40, 30, 20,10 °С.

г. Расчетная тем пература  внутреннего  воздуха в холод 
ный ПЕРИОД ГОДА ПРИНЯТА 10 °С.

3. В КАЧЕСТВЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 
ПРИНЯТА ГОРЯЧАЯ ВОДА С ПАРАМЕТРАМИ 110~70°С. ОТ 
УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ ИНЖЕНЕРНОГО КОРПУСА.

у Система отопления эксплуатируется  только в мирное 
время. При заполнении убежища система отопления

ОТКЛЮЧАЕТСЯ.
5. Расходы тепла  на отопление приведены  в т а б л и ц е

основных показа те л  ей  п р о е к т а  .
6. Эк с п луатац и о н н ы й  подпор в пом ещ ении  д ля  укры 

ваемых ОПРЕДЕЛЕН СОГЛАСНО П. 7.20*  СНиП О-11-77* И 

ПРИВЕДЕН НА ЛИСТЕ 7.

7. Монтаж в нутренни х  санитарно- технических устройств

ПРОИЗВОДИТЬ в СООТВЕТСТВИИ С ТЕХНИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯ

МИ НА п р о и з в о д с тв о  и  ПРИЕМКУ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖ
НЫХ. РАБОТ ПО СНиП Ц -28-75.

в Воздуховоды системы В4 изготовить из тонколис
товой ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПО ГОСТ T9904-74*

9. Воздуховоды с и с т е м  h i, т ,  ц  вг, вз изготовить
ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПО ГОСТ 79904-74*.
То л щ и н у  с т а л и  п рин ять  ■
ВОЗДУХОВОДОВ В ОБВЯЗКЕ ФИЛЬТРОВ ФП'ЗОО, Ф Г- 70,

воздуховодов после регенеративны х УСТАНОВОК
РУ 15016 И  ФИЛЬТРОВ Ф Г-7 0  ДО ГРАВИЙНОГО 

ОХЛАДИТЕЛЯ ТОЛЩИНОЙ 2 мм , о с т а л ь н ы х  возду
ховодов В СООТВЕТСТВИИ СО СНиП В'33'75 в 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА ВОЗДУХОВОДА.

10. воздуховоды СИСТЕМ ПТ, П 2 , 81, В З , ПРОХОДЯЩИЕ в 

ЗЕМЛЕ И ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ДО ГЕРМЕТИЧЕСКИХ

. КЛАПАНОВ, СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ВОЗДУХОВОД МЕЖДУ 

ВОЗД УХО ЗА БОРА МИ ЧИСТОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ И ФИЛЬТРОВЕН -  
ТИЛЯ Ц ИИ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРО-

СВАРНЫХ ПО ГОСТ 10 704- 75*
11. Тр у б о п р о в о д ы  с и с тем ы  о т о п л е н и я  н а  у у а с т к а х

СОЕДИНЕНИЯ С АРМАТУРОЙ ПРИНЯТЫ ПО ГОСТ 3262-75 * 

НА ОСТАЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ПО ГОСТ 10704 -7 6 *

ПОД ПО РОМЕ РНЫЕ ТРУБЫ ПРИНЯТЫ ОЦИНКОВАННЫЕ ПО

ГОСТ 3262-75*

12. Фланцы  для  воздуховодов и  фасонных частей

ИЗГОТОВЛЯТЬ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ 28*28*3+32*32*4 
ПО ГОСТ 8509-72х. ПРОКЛАДКИ МЕЖДУ ФЛАНЦАМИ 
ВЫПОЛНЯТЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ РЕЗИНЫ ТОЛЩИНОЙ 4 ММ.

13. Ге РМЕТИУЕСКНЕ КЛАПАНЫ НА ВОЗДУХОВОДАХ УСТАНАВ
ЛИВАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ТАРЕЛЬ КЛАПАНА ОТКРЫВАЛИСЬ 

НАВСТРЕЧУ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУХА.

й. После р е г у л и р о в к и  систем  в е н ти л я ц и и  по всем

РЕЖИМАМ, ПОЛОЖЕНИЯ РЕГУЛИРУЮ ЩИХ УСТРОЙСТВ

ОТМЕТИТЬ РИСКАМИ (НАСЕЧКАМИ) ПО КАЖДОМУ ИЗ 

РЕЖИМОВ РАБОТЫ.
is. Воздуховоды  систем  покры ть  в н у тр и  и  снаружи

ГРУНТОМ ГФ-021 ПО Т У -6 -ТО-/542- 77 В ОДИН 
СЛОЙ Н ЭМАЛЬЮ П Ф 1217 ПО ТУ6 -10-18-72- 80.

16. ВОЗДУХОВОДЫ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ДО 150 И 300°С 
ПОСЛЕ УСТАНОВОК Р9 150/6 И ФИЛЬТРОВ ФГ-70 

ПОКРЫТЬ ВНУТРИ И СНАРУЖИ ЛАКОМ 6Т-577- 1 СЛОЙ 
И КРАСКОЙ 5Т-177 - 2 СЛОЯ , ВЫПОЛНИТЬ изоляцию 
ПУХШНУРОМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ В ОПЛЕТКЕ
НИТЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ПО T9 1695-79 толщиной 40 мм. 
Покровный слой -  л е н т ы  из алю миния  и  
АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ПО ГОСТ 13726-78.

17. Воздуховоды  из трубопроводов, проложенных

В ЗЕМЛЕ ПЕРЕД УКЛАДКОЙ ПОКРЫТЬ С НАРУЖНОЙ 
СТОРОНЫ ВИТУ МНОЙ МАСТИКОЙ (f= 4ММ, ВРИЗОЛОМ
ОДИН СЛОЙ, ВИТУ МНОЙ МАСТИКОЙ S--3MM и 
ОКЛЕИТЬ К РА ФТ - БУМАГОЙ . ВНУТРЕНЮЮ ПОВЕРХ НОС ТЬ
ПОКРЫТЬ КУЗБАСС-ЛАКОМ В ТРИ СЛОЯ.

18. Трубопроводы  ото п лен и я  покрыть краско й  б т -177 
ПО ГОСТ 5631-70 В 2 СЛОЯ ПО ГРУНТУ ГФ-021 ПО 
7У-6-10 -1S42 - 77 В 1 слой

19. ОТОПИТЕЛЬНО- ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРОВЕРЕНО 
НА ПАТЕНТНУЮ ЧИСТОТУ.

20. ПОСЯЕ КАЖДОГО ГЕРМЕТИЧЕСКОГО КЛАПАНА ПО

ЛИНИИ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СО СТОРОНЫ „ ЧИСТОГО ВОЗДУХА" 

УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ЛНЗК- ВСТАВКИ ДЛЯ ВОЗМОЖНОСТИ 

ОСМО ТРА ГЕРМ О КЛАПА НОВ.
21. Для отбора проб воздуха до и ПОСЛЕ ФИЛЬТРОВ

ФП-300 УСТАНАВЛЙВАЮТСЯ КРАНЫ ТИПА ТО 519 f a /.

22. Для КОНТРОЛЯ ЗА ПОДПОРОМ ВОЗДУХА В УБЕЖИЩЕ,

23. Ус ло в н ы е  о б о з н а ч е н и я  д а н ы  на  л и с т а х  8,9.

Vt. Воздуховоды  , проклады ваем ы е с н а р уж и  со о р уж ен и я  
ПРОКЛАДЫВАТЬ С УКЛОНОМ 0,003 в с то р о н у  уб е ж и щ а , 

ПЕРЕД ПРОТИВОВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ ВЫПОЛНИТЬ отвод 
КОНДЕНСАТА ЛИСТЫ 75,16,18, 19.

25. Те п л о в а я  и з о л я ц и я  в н у т р е н н и х  с т е н  п о м е щ е н и и  

Р9 150/6 И ФИЛЬТРОВ ФГ-70 ВЫПОЛНЯЕТСЯ по 

ЧЕРТЕЖАМ МАРКИ АР.
26. До И ПОСЛЕ ФИЛЬТРОВ ФГ-70 И РЕГЕНЕРАТИВНЫХ 

УСТАНОВОК РУ 150/6 УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ТЕРМОМЕТРЫ.

Основные показа ге л и

ПО ЧЕРТЕЖАМ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ

Наименование
} ДАНИЯ 

(СООРУЖЕНИЯ), 
ПОМЕЩЕНИЯ

Овьем,

м*

ПЕРИОДЫ 
ГОДА 
ПРИ 
to ,0С

Расход те п л а  , Вт / ккал/ ч)
Расход
холода,
вт(шл/ч)

Чстано-
ШННАН
мощн.
ЭЛЕКТ-
РОДВИР.
КАТ

НА
ОТОПЛЕ
НИЕ

НА
ВЕНТИ
ЛЯЦИЮ

НА
ГОРЯЧЕЕ
ВОДОСНАБ
ЖЕНИЕ

Общий

Ск л а д

м атери ало в

В ПОДВАЛЕ 

ИНЖЕНЕРНОГО 

КОРПУСА

-40
16 2ЧО 162У0

13,42
(14000) ( П 0001

-30 13 ОБО J 6 J 0 13050 13,42
(11250) (11250)

-20 9800 9800 16,92
(»У50) (В 450}

-10 6550 6550 16Д2
(5650) (5650)

А - II, III, IV - 300 - 325.86 ОВ
ПОМЕЩЕНИИ ДЭС УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ПОДПОР0МЕРИ ТНЖ~Н.

ГОССТРОЙ СССР
Г О С Х И М П Р О Е К Т
Волжское отделение
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Х я р д к г е р и с т и к л  o r  О /7 и  г е л ь  н о  -  АНН т и л я ц и о  / / / / О Г О  0 Б 0 Р У Д 0 8 Л М / / Я

ОбОЗНА
Ч£НИ£
систе
мы

Кол
сис
тем

УлименовАние
обслужнвлемого

помещения
(технологического оворчдоаания)

Тип
УСТА- 
НОРКИ

Тип, и с/га 
некие по
A3P&/90-
ЗАщиге

тР
Схе
ме
йена
НЕМ,

По-
ло-
Ж£-
ние

Вентилятор
ЛРОНЗАОДиГЕДбНОСТА м*/у Напор кгс/̂ е

Электродли/
f i П J /АуВ/K Я

А те/.

• У
кВт

76

О
о5/мна

Воз

Тил

ДУХ*

У 1

НЛГР

Код.

евятелб
Т~ря Расход

тепдд
Вт(каад/ч)

ЛР
Пд
(%

<РНПЕТР I1 ллдитепб— -------

I
режир

Л
режим

ш
режил

Мирное
зремя

I
ЛЕГ.

/
ЛУГ.

ж
Р£Ж.

Мирное
6Р£МЯ

/ Mf/r i/c/eOtf
нениеподзри
еозящите

НЛП
от

*£ЦЪ
АП Тип У* Кол.

бР
77л
(еле[ ЛЛ* i

Тип У- Код
Т

Охд
ОТ

РД
\ ле 
80

АР
ПА
/щ]

Дримечлние

7-я /сл и м Л г '  v  е с /г > ' Я 3ОН А
Ч 7*7* / \7rtj -------------------

П/ / Помещение для укрывнемых 8-04-70 8-Ц4-70 4 1 ПрО2400 2400 2400 _ 580 580 580 — 4/78054 /,/ /420 У3ЯР 2*2 100 / 05 Д ипм
I, Л, Ш рентной/ -4-032 (SS) Ш) (Я ) (/0)

/у vis ft ff0F7

П2 1 Помещение для укрь/влемб/х Ц10-28 2,5 / ПдО1 500 — — — /600 — — 487/8295 V 28/0 <РЯР 1*2 юо /,0 Е ном
Е режим $60) О »)

*>8-300 Я 250
Os)

Ж режим Ц/0-28 2,5 / ПрО° — 590 — — — /600 — 4Д7/82УЗ 7,7 28/0 CPO-7/Q6-U1 -40 +60 4032 60 У Г-70 2 250 7,0 Яном
ы У-7Р кВт (6.4 (2S)

PW50/6 2 500
Об)

m / Узел охлаждения 3060 25/0 — — 7СЛ2П2Н .К8У /0061X6019

1,1 режимы
8/ 1 Склпд оборчдовлннл В-1/4-70- В-7(4‘70 4 / ДО1 — — — 2/60 — — — 500 427/84 0,75 /528 7, ОДном

Мирное время -4-ОМт т (so)
82 1 машинный зал 8-Ц4-70- 8-1(4-70 4 / Д0° 7SW — — /8/0 4/0 — — 4/0 42 77/74 0,55 7390 0,95/7но#

Iрежим, мирное время -4-022т (41) (4/)
83 1 Узел охллждения 8-1(4-75- В Ц4-75 5 / 80° 4870 25/0 — — 620 700 — — 428084 7,5 7475 0, 85У

I , Ж режимы -5-ЛОЗ № (70) 7
84 1 Сан узлы 8-Д4 -70- 8-7(4-70 2,5 / П/>90 775 775 — — /60 /60 — — 4225524 0,72 7375 0,252ном

1,  Е режим&/ -2,5-02Я (76) 96)
.

Привязан

Иив.Ыа

А- I I ,  III, IV -300-325.86 ОВ

Склад материалов 
в подвале инженерного корпуса

Стадия Лист Листов

РП 3

Общие ддннб/е (продолжение)
ГО С С ТР О Й  С С С Р

ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

С Ф  441-03 6
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1

Хлрлктб ри с тик л ото и ителбно- вентиляционного оеорудоллния
ОбОВНЯ
ченне
систе
мы

Кол
сис
тем

П 1

П2

ПЕ1

B f

В2

63

66

УлимеНОВЯНие
оеслуживлемого

помещения
(технологического оеорчдовнния)

Помещение для  чкрь/влемб/х
I ,  Ж, JB режиме/
Помещение для чкрь/влемых
Л режим

Ж режим

Veen охллждения
7 , Л режимы
Скллд оеорчдовлния
Мирное в р е м я

1 Млш инный зл л

I  режим , мирное время

Узел охллждения
I  r I  режимы
Слн. чзлы
I ,  л  режимы

Тип 
чсге
нсеки

ВЦ*/ -70-
-6 -0 3 2

В-Д6-70-

-62/2лев.
8 -//6 -70 -

-6-022лев
В. Ц6-73'
5-Л. 03

-2,5-022

Тип, иена, 
пение ло
BJP6/B0 -
зщиге

2 - я

В-Д6-70

Ц/0-28

Ц10-28

В-Ц6-70

В-Ц1/-70

В. Ц9~75

в -1 ^ -7 0 -В Ф '7 0

У*

2,3

2,5

2,5

Схе
ме
цент же- 
нет ние

к л

Л/>/7

!7р0'

Ле
ле-

и м
ЛрО

ПрО'

ло°

Л0°

Вентилятор Эле/гтродвиглтелА ВоздчлонлгревлтелА “  <риЛАТР Воздчлоохлядителб
Производительность М Уи Нл п о р  е гс /н *

Тин, иснон- 
пение но взри- 
возящите

Т-РЯ а Р
/7я

№)

АР Т -р л АР длимечлние
I 2 ш Мирное

время
т 7 ш Мирное

время
У
гбт

п
о5/мив

Тил У 1 Код.
нягреел, *с еЯ£Х0£

Тип У 9 Коп. Он Тип У f Кол. ОГЛ: шс
ПН

режио режим режим Р£Ж. реет. реж. от ДО
тепля
8т(к.тяф) & Pj

от ДО (%
я т ь ч е с К  л  . r J : н . Г

3000 3000 3000 — 520 520 520 — 6260/76 /,1 /6 /0 Т Я Р 2*2. 100 /,0 5 2  ном

( » ) № (30) Оо)
600 — — — /600 — — 627 /6293 / У 2S/0 Т Я Р М 100 /,0  2  ном

(too) (1 0 )

Т О -300 2 850

(8 !)
____ ___ 590 __ ._. __ /600 6 2 7 /8293 / У 28/0 1 iot6-И/ -3 0 +60 3630 60 Т Г -7 0 2 250 /,0  2  ном

(0 у .  7,2 кВт № (2 3 )

PV/50/6 2 500

(70)

3650 3300 Клянян /СВ У /000* 600

___ 2/60 __ __ — 500 627/В 6 0,75 /550 / ,0 2  ном

W -

2350 ■ 2350 370 — — 3 /0 6 2 7 /2 6 0,55 /350 /7,952ном

(3?) (3 7 )

6070 3300 650 700 — — ьяйозь /,5 /073 0 ,9 2  2 ном

(65) (70)

/ 7Г T7S /60 160 __ — 6225626 0,/2 /575 0 ,9 5 2 ном
* / « / 7 г \/

(/б) (to)Vf*v

А-II  ,111, IV -300-325.86 ОВ
run ШелчЛАгйс
Нач.отд. Колосов Ж 1

Привязан Глхпец. 2ВДЕЕ8Я
Склад материалов 

в подвале инженерного корпуса

Стадия Лист Листов

Рук.гр Лянченно 7—
РП 6

Ст.инж, Щереинин ЦрчзУ
Испопн. (/НДРиЯНОВЬ /№%,

Общ ие дянные(продолжение)
ГО С С ТР О Й  С С С Р

ГОСХИМПРОЕКТ
В олж ско е о тд е ле н и е

Провер. Пянченко -

Ига. № Н.контр- Явдеевя
#/ / С ф  797-03 7
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I

Т е п л о в л я г о в о з д  у ш н ь /й  б л я я н с  в  п о м е щ е н и и  у к р а / в я е м а т х

I
£ ̂ 

г

*

II
1

\

и"
2 * £ 
§

Тбоя о п о ст у п л е н и я  S r /к к я л /ч б я я го я А /д е я е н и я  г /у
\
!

Количество подявяем ого  
воздухя  , м  У  у

К ол и ч ест во  
в о зд у х я  ,

ЧДЛЛЯСМОГО
м’/ч

Подпор 
воздухя  
в помеще
нии У/CPU- 
вяема/х  
Пл /м */ч

УУ В£ 
си,

нтиляционнА/х
сгем

°т
л ю дей

ОТ
0Б0РУД0-
вяния,
стен

Or
освещ е

ния
В сего

Тепло, 
уносимое 
80В дух on 
Фильтр о- 
МНТНЛЯЦИк

Тепло-  
ДЗБЬ/TKU

От
людей

Влягя,
уносимяя
ВОЗДУХОМ
ФИЛЬТРО-
вентиллциь

7/3 Б6/ -  
ТОУНЯЯ
влягя

Ня ру ж н о г о
77*

ре ген е -
РАЦИИ)

Рецир
куляци
онном

из
сяяув -  
лов

Us поме
щения УЯ- 
ршяемих

Че ре в

млшзял
ДОС

Общ ее

Прн т о ч -
няя

Ва/г я ж -
няя

Р е  цир
ку ля ц и - 
он няя

Нормя 
ня / 
уел

Ня
ПОДЛОЕ Общее

1
/

600

8 — 2400 — — 775 — 7955 2 /6 0
3 Зт 3
240 /71 82т 84 —

л 7го л о в о й  PHi' у е  т не л р о  и  з а о д  и  г  с я 2 — 600 — 7800 775 — — 775 50
425 /72 84 Of

ж — 740 740 450 7870 — — — — 740 772 — П1

2
I

600
70 — 3000 — — 775 — 2525 2700 42

300 /71 82,84 —

1 7е п л о в ой р/ с у е  г н е  л •оиз в i д  и  г  с я 2 — 600 — 2400 775 — — 775 -J0L П2 64 Of

ш — 740 740 450 2470 — — — — 25
740 772 — 771

3
I

600
71 — 3300 — — 775 — 2795 2970 46330 П1 82, 84 —

1 34В 00 
30000

569649i0 JW .7290
4/Ш-
36200 5255

4970 36226
37230 33000 7780 25220 7438'т г 2 — 600 — 70800 775 — — 775 50425 02 84 77/, 61

ж 34800
30000

5928
5ff0 74 96 

72 90 42224
36400

4222436400 33000 33000 7275/700 — 740 740 450 77770 — — — — 25
140 02 — 771,67

4
т

600
73 — 3900 — — 775 — 3335 3570 54

500 Of 62г84 —

ж 34800
30000

5696
4910 7496

7290
47992
36200 50924390 36900

37870 33000 6550 26450 7392
7200 2 — 600 — 70800 775 — — 775 50

425 П2 84 07,87

Ш 34800
30000

7749
6680

7496
7290 44045

37970 44045
37970 33000 33000 7334

7750 — 740 740 450 77700 — — — — 25
140 772 — 07,87

М О *

t* 3 5 c

t*W \

t«2 5 °

1 -c f - ДиЯГРЯММЯ OBPHSOTKU BOB д у х  я

3 климятиуеокяя зояя 6 к л и м л т и ч еск я я  з о н *

t*+4(f\

t*+3k

t^3Q*\

t*+2i

\ \

Ф  @  ©  <ih ®  ф

Воз Д у Ш H it  £ Б Я Л Я Н С А /  Д  U3  £ Л 6 Н О  й

|

Г

Няименовлние

пом ещ ений

Ч и с т я  вен т и л я ц и я Ф и Д ЬТ РО  в е  н т и л я  ц  и  я Р е г е н ш р я ц и я

Приток М */ч Вь/тяжкя *У ч

У / /
си с 
тем

Приток м3/ч Вь/тя.жкя ” 3/ч

У / /
сис
тем

Оритокял- 
ружяого 
ВОЗДУХЯ 
ЯЯ ГОРЕ HUE

м 3/ч

Реццр -  

куляци-
ОННАШ
ВОЗДУХ

мэ/у

У аК
систем

Няруж- 
Нб/й воз

д ух

из поме 
щ е н и я  
УКРШЯ- 
емА/х

Ня
горе 
ние

Вь/тяж-
нимисио
темями

Няруж - 
наш  воз

д ух

излом/
щения
ут/ая-
емих

Ня
горе
ние

Рецнр-
кчляци-
оннб/й
ВОЗДУХ

Вытяж-
нимисцс
темями

у М л ш з я л — /985 775 /870 82 — 175 775 — — 84 775 — грлвииный 
ОХ ЛЯ ДУГЕ ль

1
Узел охллждения 3060 1870 — 4870 83 2510 — — — 2510 ВЗ — — —

4 М я ш зя л — 2525 / / / 2350 82 — 175 775 — — В4 775 — Грявиинчй
ОХАЯДиТЕАЬ

2
Узел охллждения 3660 2350 — 6010 83 3300 — — — 3300 83 — — —

т М я ш зя л 2795 775 2620 82 775 775 4660 82,84 775 6370 82, грлвиин.
ОХЛАДИТЕЛЬ

V
Узел охллждения 4080 2520 — 6700 83 5630 — — — 5630 ВЗ — — —

А Мяш зял — 3335 775 3/60 82 — 775 775 4660 — 62,34 775 6870
82, г  равнин.
ОХЛАДИТЕЛЬ

¥
Узел охллждения 4750 3160 — 79/0 83 6500 — — — 6500 83 — — —

/ -  п р я м я  я  охлаж дения  в о з д у х  я  во S  ряж им£ вент иляции  

2  -  п р я м я  я  ох л л ж ден и я  в о з д у х я  /  М  реж им  в вентиляции 

Т. Л  -  ПЯРЛМБТРВ/ ВНУТРЕННЕГО воздухя  

г. В  -  ПЯРЯм е т р ы  воздухя  п о сл е  ОХЛЯДиГЕЛЯ
Приамам

Им*. Na

Нач.отд.
Глхлец.

Рук-ГР
Ст.ииж.

Провар.
Нломтр.

КОЛОСОВ
Надевая
Пан чен к о

Щербиння*
Испоям. ЯНДРИЯНОВЛ

Панченко
ЯВДЕЕ8Я

А - I I . Ill, IV -300-325.86 ОВ

Склад материалов 
а подвале инженерного корпуса

2 __Общ ие длниа/е  (окончяние)

Стадия

РП

Лист Листов

Г О С С ТР О Я  С С С Р

Г О С Х И М П Р О Е К Т
Волжское отделение

С ф  7 4 7 -0 3  1О
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ЧА
СТ

Ь 
1

Ю

Помещение д л я  х ра н ен и я

Та б л и ц а  р а б о т ы  в е н т и л я т о р о в  и п о л о ж е н и я  к л а п а н о в

Ре ж и м Ко ли ч ество  воздуха МЪ/ЧАС Ве н т и л я т о р ы ШТ
По л о ж е н и е  г е р м е т и ч е с к и х  
КЛАПАНОВ, ЗАСЛОНОК

п р и то ч н о го в ы тя ж н о го /7/ П2 ПЕ1 В1 В2 В5 В4 Отк р ы то За к р ы т о

Клим атические  зоны 1 2 1 2 1... 3, 6. ..21,

УИРНОЕ Уб е ж и щ е 2160 2160 __ 1 _ _ _ 4,5 28. 27.28

ВРЕМЯ АЗС 1810 2 350 1 25 22 . . .  24

1
Уб е ж и щ е 2400 3000 2160* 2700* / _ _ _ 1 _ / 28,1,20,21,29 2...19. 27,26,30

АЭС т о 6010 4870 6010 _ _ 1 1 1 22, 23, 24 25

Уб е ж и щ е
600
1800"*

600 
2 400** 175 * 175* 1 1 — _ _ _ 1 2 7, 2,3, 2 6, 7, 1.4 .К. >...21,26,29,10

/7
АЭС 2510 3 300 2510 3 300 - — 1 — _ 1 И- 23,24 22. 25.

С 3-МЯ
ПАТРОНАМИ
РУ-15016

140
300
I960 1 1

9,10, 11, 8, 2 7, (з) 
2, 17, 13,15,12

1, h... 7, 14, 16, 18,19, 
20,21,26128, S0) 2$

щ С 6-ю
ПАТРОНАМИ
РУ-15016

140
450
1810

140
450
2410 1 1 _ . _ _

9 , 10,11,8, 27,(3) 
2, 17, 14, 10,12

1, 4. ..7, И .И , 13 ■ 
19.20.21,26,28,27,30

Jа с <_ __ _ _ __ — _ _ — — 22...25

м

и

Оо
0

E 2 D

с*

А

$

Условные обоз на чения  .

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН 

КРАН ПРОБНО - СПУСКНОЙ 

ТЯГОНАПОРОМЕР ТНЖ-Н 

ВЕНТИЛЯТОР с ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 

ФИЛЬТР - ПОГЛОТИТЕЛЬ 

ФИЛЬТР ? Г - 7 О  

ПРОТИВОПЫЛЬНЫЙ ФИЛЬТР 

КЛАПАН ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ РУЧНОЙ 

КЛАПАН ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 

ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 

ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕР  

=  ГРАНИЦА ГЕРМ ЕТИЗАЦИИ  

ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ 

ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ СТАВЕНЬ 

ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО В СТЕНЕ 

ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО В ГЕРМ. КОРПУСЕ 

РЕ ГЕН ЕРА ТИВНАЯ УСТАНОВКА

ЛЮК -  ВСТАВКА

В ПОЛОЖЕНИЕ ОТКРЫТО ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ  

ПОЛОЖЕНИИ.

1. ГЕРМОКЛАПАНЫ \6,18 УСТАНОВИТЬ

ASA РИ ИНОГО ВЫХОДА.
2. ГЕРМ ОШ ЛАН 19 ВКЛЮЧАЕТСЯ В АВАРИЙНОМ

3. Сп е ц и ф и к а ц и я  о б о р уд о в ан и я  л и с т  17,21.
*  Вы тяж ная в е н ти л я ц и я  через м а ш и н н ы й  з а л  д и з е л ь н о й  и  с/ узлы . 
# *  Количества р е ц и р к у л я ц и о н н о го  в о з д уха  с и с т е м о й  Л/.

4. (28,30) -  ОТКРЫТЫ, А (3 )  ЗАКРЫТ ДО НАГРЕВА ВОЗДУХА ПЕРЕД ФИЛЬТРАМИ

ФГ~70 ДО + 60°С.

При* ими

Ии*. Ne

Нач.отд.
Г делец.

Рук.гр
Ст.инж.

Н-контр.

Колосов
А ЗЛЕ ЕВА
Панченко
UPSHHHHA
[ЧЛЬКИНА
Панченко
Аваеева

А - II, III, IV - 300 - 325.86 ОВ

Склад материала* 
в подвале инженерного корпуса

Принципиальная схема
ВЕНТИЛЯЦИИ. 1,2 КЛИМАТИ- 
ЧЕСКАЯ ЗОНА.

Стадия

РП 8
ГОССТРОЙ СССР

Г О С Х И М П Р О Е К Т
Волжское отделение

с<р 747-03 М
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1ЕНИЕ ДЛЯ УКРЫВАЕМЫХ По м е щ ен и е  д л я  х р а н е н и я

Машинный зал

Таблица работы вентиляторов и полож ения  к л а п а н о в
И ЗАСЛОНОК ПО РЕЖИМАМ ВЕНТИЛЯЦИИ.

Количество  воздуха м */уас Ве н т и л я т о р ы шт ПОЛОЖЕНИЕ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ 
КЛАПАНОВ, ЗАСЛОНОК

ГЕЖИМ п р и то ч н о го  ■ ВЫТЯЖНОГО П1 02 п н В1 B2 B3 В4 О т к р ы т о За к р ы т о

Кли м атич ески е  зоны 3 4 3 У 1 -5 ,5 ,7 — 21, 27.

2 », 29,50,51,32,53,ИМирное У б е ж и щ е — — 3500 3500 - - - 1 - - - 4,6

время АЭ С — — 2620 3160 — - - - 1 - — 24 22, 23, 15,26

т • У б еж и щ е 3300 3 900 2970* 3510* 1 - - - 1 - 1 2,20,21,31,32 1,349,28,29,27,30,33,34
X

А з е С 700 7910 6700 7910 — - 1 - 1 / - 22,25,26 23, 24

/7
УБЕЖИЩЕ

600
10В00**

600
10800** 175* 175* 1 1 - 1 - - / 1,5,3,9,30,27,29

2,4 ,6  —  8 .1 0 — 21, 
28,31,32,33,34

А Э С 5630 7910
5630
4660**

7910 
4 660** — - 1 - 1 1 - 23, 25, 26 22. 24

Ш

»4J
С 5-МЯ
патро нам и
РУ-150/6

140
300
11180

140
300
11700 / / /

1,5,5,10,11,12,11,10 
19,16,15,14X291

2,4,5-9,15,17,20,21, 
27,28, 50/51,55),52,54

а?
5

С 6-ю
ПАТРОНАМИ
РУ-150/6

140
450
11180**

140
450
11700** _ — / / — 1 — — —

1,5,5,10,11,12,15,50, 
19,15,19,14129)

2 ,4 ,6 -9 , 16,18,20,21. 
27, 28/51,33), 32,54

АЭС 6 870** 6870** - - - - - 1 - - 23 22.24,25,26

м *

М

и

О
О
<8>
Е Э

* 1

&

Ус л о в н ы е  о б о з н а  ч е н и я .
ЗАДВИЖКА КЛИНОВА 17

К РА Н ПРОБНО -  СПУСКНОЙ 

ТЯГОНАПОРОМЕР ТНЖ-Н 

ВЕНТИЛЯТОР С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 

ФИЛЬТР - ПОГЛОТИТЕЛЬ

ф и л ь т р  9 Г - 7О

ПРОТИВОПЫЛЬНЫЙ ФИЛ Ь TP 

КЛАПАН ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ РУЧНОЙ 

К А АП АН ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 

ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ О РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

КАЛОРИФЕР 

ЭЛЕКТРОКЛАОРИФЕР 

ГРАНИЦА ГЕРМЕТИЗАЦИИ 

ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ 

ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ СТАВЕНЬ 

Ш Л И  ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО В СТЕНЕ

ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО В ГЕРМ. КОРПУСЕ 

РЕГЕ МЕРА ТИВН А Я УСТАНОВКА 

ЛЮК-ВСТАВКА

ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

О

0

О
*

1. ГЕРМОКЛАПАНЫ 7, 8 УСТАНОВИТЬ в ПОЛОЖЕНИЕ ОТКРЫТО Д Л Я  ВЕНТИЛЯЦИИ 

АВАРИЙНОГО ВЫХОДА, ЗАСЛОНКА 34 -  ОТКРЫТА.

2. Г е р м о к л а п а н  28 в к л ю ч а е т с я  в  а в а р и й н о м  п о л о ж е н и и .

3. Сп е ц и ф и к а ц и я  о б о р уд о в а н и я  л и с т  2 о ,21.

* Вы т я ж н а я  в е н т и л я ц и я  ч е р е з  м а ш и н н ы й  з а л  д и з е л ь н о й  и  с/ у з л ы . 

щщКо л и ч е с т в о  р е ц и р к у л я ц и о н н о г о  в о з д у х а  СИСТЕМОЙ ПТ, 81, В2.

(51,55) ~ ОТКРЫТЫ, А (29) з а к р ы т  д о  н а г р е в а  в о з д у х а  п е р е д  ф и л ь т р  

9 Г -7 0  ДО +60°С.

А -  II, III, IV - 300 - 325.86 ОВ
Нач.отд. КОЛОСОВ

Привязан Глхпец. 'Авдеева  £ Склад материалов 
в подвале инженерного корпуса

Стадия Лист Листов

Рук.гр ПАНЧЕНКО РП 9Ст.инж. Щербинина
Испопм. кулькнна ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА 

ВЕНТИЛЯЦИИ. 5 И 4 кли- 
МАГИЧЕСКАЯ ЗОНА.

ГО С С ТР О Й  СССР
Г О С Х И М П Р О Е К Т
Волжское отделение

Прооер. ПАНЧЕНКО
Имя. Ыв Ккоитр. АВДЕЕВА г # 8#

Сф 441-03 12





РА5РЕ5 1-1
MU so

СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ.

Марка
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
ед.кг.

Приме -  
чание

1,2,3,4 КЛИМА ТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

м .
во./ ТУ22-6208-78 Вентилятор радиальный

В-!Ц-70-2,5-02А 0,95ДНОМ, ИС-

ШНЕНИЕ1,ПОЛОЖЕНИЕ SD°fh>C

ЖКТРЩВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4,

1Ы50В1МИН, 0,12КВТ С ВИБРОИЗО-

ЯЯТОРАМИ / 26,2

В4.2 5.904-5 Ветки ГИБКАЯ 8В-17 1 2,82

Марка

м

В4.5

ВЧ.6
47

В 8

Обозначение

5. 9 0 4 -5
1 4 9 4 - 5 0  в.£ Кронштейн для установки

Б7А028.000 ВЕНТИЛЯТОРА
ТУ26-07-1082-74 Клапан герметический с m

ИА 01015
рост 12820-80 Фланец 3-200-2 ст.25

1-2
0 7 - 9 0 4 - 5

5.9 0 4 - 1 5  в. 1-2

№  133.000

Наименование

вн-ю

НЫМ ПРИВОДОМ Ду 200

Люк-ВСТАВКА К ГЕРМЕТИЧЕС-

КОМУ ШПАНУ Д ч200

Заслонка воздушная унифи

КИРОВА ИНАЯ Р200Р 0200

Кол.

2

Масса
ед.кг.

г м

39,3

зу,о
н,ч8

6,7

6,85

ТЕ.
Приме -  
чаиие

П а а н  н а  о тм . -  4 .7 0 0  ( А 6 0 0 )
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Марка,
поз. Обозначение Наименование ' Кол.

Масса
ед.кг

Примеча
ние

л и
ПИ т г - у  го е -78 Вентилятор радиальный .

В-Ц4-70-ША 1,05ИНОМ. ИСПОЛНЕ
НИЕ 1,тОЖЕНИЕ0°ПРС ЖКТРС

ДВИГАТЕЛЕМ ШОАП, 1420Об/мин.
(Дквтсвиброизоляторами / 65,2

№ 5.904-5 Вставка гибкая ВВ-19 / 5,15
п и 5 904-5 S M 2 / 4,72
01.9 ТДК-Н-1-70 Устройство противовзрывное

ч.(1, Р.Ш, А. Ш УЗС-7 1 43,0
. ш № 2 -5 /9 }-7 5 Фильтр ячейковый ФЯР 4 7,9

П1В о т Гама для крепления

Г* РИЛЬТРОВ ФЯР 2 26,78
т .7 №6-07-1082-74 КЛАНА И ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ С Р5Ч-

НА ОТО 70 НЫМ ПРИВОДОМ Ду400 7 794,0
н е ЛВ-4 Люк-ВСТАВ К А К ГЕРМЕ-

о ? - т - з ТИШКОМ9 КЛАПАНУ te m < 15,0

т .9 Г О И  /2 820-80 Фланец 3-400-2 ст.25 1 9,96
а ш 5 -9 0 4 -1 } в. 1-2 ЬСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ

АЗА 133.000-05 Р400Р ф 400 1 10,8
01.11 ТУ 2 5 -11-918- 76 Тягой а пором ер  ТПЖ-Н 1 1,84
Я Ш КРТП Кран  трех ко  до  вой  ДЛ5 1 0,39

н и з 5.904-4 Д верь герм етическая

НЕУТЕПЛЕННАЯ Дс. 1,25* 0,5 1 24,0
пип ГОСТ2823-73 *Е Терм о м етр тех н и ч еск и й 7

04724055
ГОСТ 3029-75*Е В ОПРАВЕ 1(125063700 1

8115 ГОСТ 19 ООП -79* Ши б ер  пуско наладо ч ны й

РАЗМЕРОМ 280*280 7 2,0
пиб 15кч(8п ГОСТ 576МП* Вентиль муфтовый Дц15 1 0,7

-

Я2.1 ГОСТ 5976-73 Вентилятор радиальный

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ Ц10-28
t2,5 ИСПОЛНЕНИЕ 1, f/ОЛОЖЕ

ииеО'/7рсэлектродвига телем

4А71В2УЗ Нвтв/МИНДМ

С  ВИЕРОНЗОЛЯТОР4МИ 7 66,2

02.2 5.904-5 Вставка гибкая вв-оз 1 1,62

(12.5 5. m s ВН-02 1 2,04
П2.4 П К - Н - 1-70 Устрой ство  п р о т и  в о -

ч. /7, Р-Ш, А. /7/ взры вное  МЗС-1 в
КОРОБКЕ М31 1 224,5 КОМПА

П2.5 U K -H -1 -7 0 . Фи л ь т р  м асляны й  в
if f  .Г. Ш.А.Ш КОРОБКЕ 2 72,85

пи ■ Фи льтр  гопкалитовы й

Ф Г-7 0 ■ 2 40,0\- - - - - - -

Марка,,
поз.

Обозначение Наименование Кол.
Масса ‘ 
ел. кг

Примеча
ние

(12.7 7916.531-432-75 Эл е к тр о к а л о р и ф е р •

* СФО-7/0,6-Щ / 33,0
(12.8 Предприятие ‘ Установка ре ге т е р а -

Я[Я В-2133 г.Там во в ТИС Ц А Я РЦ-150/6 2 600,0

82.9 7926-07-1082-74 Кл а п а н  герм етический

С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ
ИА 01015 А у 200 8 34,0

02.10 ЛВ-2-6 ДЮК-ВСТАВКА К РЕРМЕТИ-
07-904-3 ЧЕСКОМУ КЛАПАНУ Ду200 5 20,6

П2.11 5. 904-П 6 1-2 Заслонка воздушная

ун и ф и ц и р о в ан н ая  с

ручным  приводом

АЗД 133.000 Р200Р Ф 200 Ч 9,85
П2.12 АЛ-ПНГ-300-325.86 08 Н4 Подставка под

ф ильтры  ФГ-70 1 23,4
П2.13 15 КЧ 18 П Вентиль  запорны й

ГОСТ 5761-74* м уф то в ы й  Ду 15 2 0,7
П2.14 СУ 50 2 5,0
02.15 ГОСТ 12820-80 Фл а н е ц

5-200-2 ст. 25 10 у 4,48
(12.16 Фи льтр  - п о гл о ти те л ь

ФП-500 2 66,0

02.17 0ВН4 Подставка под

•ф и л ь тр ы  ФП-300 1 23,4
02.18 Предприятие п/я в-2ЩТамбов Теемоклапан повышенной проч

К Г -200П •постис РУЧНЫМ приводом 2 69,0

П219 105195к( Кран пробно- спускной

ГОСТ 22595-77 сальниковый Ду10 3 0,34

(12.20 ГОСТ 2823-73* Е Термометр те хн и ч е с - 3
КИЙ 118524066

ГОСТ 3029-75*8 В ОПРАВЕ 1025063350 3
(12.21 ГОСТ 2823- 73*Е Термометр технический 1

04124066
ГОСТ 3029-75*В В ОПРАВЕ 1025063100 1

Я2.22 ГОСТ 19909-76* Ш Е Р  ОУСКО НАЛАДОЧНЫЙ
РАЗМЕРОМ 100 и75 1 1,3

ПЕ1
ПЕК 7ДК-Н-/- 70 Устрой  с тво противо -

4.1, Р П , А.Щ ВЗРЫВНОЕ УЗС-1 В
КОРОБКЕ У 32 1 503,0 КОМОЛ-

ПЕГ 2 ту204 Газ. ССР062-78 Заслонка воздуш ная

утепленная  без з л е к -
Привязан

Инв. Na

19

Марка,
поз. Обозначение Наименование г Кол.

Масса
ед.кг

Примеча
ние

ТРОПОД ОГРЕВ А

(1600*10003 с испол-

НИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ
М90-16125-0,63- 82 1 106,0

п а з 15кч 18 п Ве н т и л ь  запорны й

ГОСТ 5761 - 79* м у ф т о в ы й  Ду 75 1 0,1

81
В 1.1 T9 22-9208-78 Ве н ти л я то р  р а д и  ал ь -

НЫЙ В-Ц4-70-4-01АЛЕЁ.
1.0 а ном. ИСПОЛНЕ-

НИЕ 7 ,  ПОЛОЖЕНИЕ 0°,Л
С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ
ЙД71В4, (390 ОБ/МИН,
0,75 КВТ С ВИБРО и золя-
ТОРАМИ. 1 62,8

81.2 5. 909-5 Вставка  ги б к ая  ВВ-19 / 5,13
8/.3 5.904-5 ВН-12 / 4,12
814 ЦК-Н-1-70 Устройство противовзруь ?-

7Я, Р.Ш, А.Ш ное УЗС-1В КОРОБКЕ 932 1 503,0 компл.
81.5 ТУ26-07-1082- 74 Кла п а н  герм ети ч ески й

С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
ИА 01009 Ап 900 1 158,0

В1.6 5.909-13 s.1-2 Заслонка воздушная

УНИФИЦИРОВАННАЯ С
ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

Я Н  122. 000-03 P40D9 Ф 400 1 78,74
81.7 ЛВ-4 Люк-ВСТАВКА К ГЕРМЕ

07-т - з ТИЧЕСНОМУ КЛАПАНУ

ДУ900 1 15,0
578 ГОСТ 12820-80 Фл а н е ц  з - н о о -2 ct. 2s 1 9,96
В1.9 15 кч 18п Венти ль  запорный

ГОСТ 5761-74* МУФТ08ЫЙ Ду75 1 0,7
81.10 ГОСТ 79904-74* Шибер пусконаладочный

РАЗМЕРОМ 280*280 1 2,0

Нач.отд. 
Г л.спец. 

Рук-Ф
Ст.инж.
Исполн.
Провер.
Н.контр.

А - II, III, IV - 300 - 325.86 ОВ

Склад материалов
Стадия Лист Листов

в подвале инженерного корпуса РП 17
СПЕЦИФИКАЦИИ СИСТЕМ
(11,02, ПЕ1.Н
1 И 2 КЛИМАТИЧЕСКАЯ ЗОНА.

СФ 747-03

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение
го





21

S R

f a

Разрез  1 - 1

-1.700
(-1.600) I

-2.300
( -J J o o j l

(~ г Ш ) -3.200
0} j  (-5.400)

(-Ч.60Щ

-1700
H M O f

-2.300
(-2.20011

воо*т
Раз р ез  6 -6

0225

- 1.900 Ф М  <Ь5П0 -2.150 -2.000 ФЧ26х9 0219x6

Ра з р е з  5 - 5

-1700 
(-1.600,

62.15 0560 Ф200 В2.19 В2.8 Ф 4-26x9 Ф219х6

■ г т _ Г
(-1.050)

-*.700
{ -ч .ш п

\ > 57x2^^219x6 (-4.550)

Ра з р ез 7 - 7
0500 В 1.17 800x400 0160

\(-2.500)

800x250

А  -  И, III, IV - 300 - 325.86 QB
ГИП н/Еяудьт ——
Нач.отд. КОЛОСОВ Ж Ф

Привязан Г п.спец. АВДЕЕВА
Склад материалов 

в подвале инженерного корпуса

Стадия 1 Лист Листов (
Рукгр Панченко Ж а ц РП 1 19

______I______ J jI Ст.инж. церьинина ЩиаС
т т ш ш т т т  i / M Ус та н о в к и  с и с те м  П1,В1 

62. Разрезы  Н-, 5 -5 -  7-7. 
Зи Ч  КЛИМАТИЧЕСКАЯ ЗОНА

ГО С С ТР О Й  СССР

ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

Провер. ПАНЧЕНКО Т~
I Инв. № | н.комтр. АВДЕЕВА 7__



Спецификация отопительно - венти ляци онны х УСТАНОВОК•
8
о>1
г

Марка,
поз. • Обозначение Наименование „ Кол.

Масса
ец.хг

Примеча
ние

Марка,
поз.

Обозначение Наименование ' Кол.
Масса
ед.кг

Примеча
ние

э
? П1. 81 ПЧ124066 в
>

т и п T922-5555- 82 Вентилято р  радиаль-
ГОСТ 3029-75 ОПРАВЕ !Л25063100

£ НЫЙ В. ЦП-75-5-01 9Ш лв-4 JlfOK-ВСТАВ К А К ГЕРМЕП
<
h 5 '< 1,0 Ином, ИСПОЛНЕНИЕ

ЧЕСКОМУ ШПАНУ Д уШ 1 18,8

1, ПОЛОЖЕНИЕ 0°,flP HW ГОСТ 12820-80 Фланец 3-400-2 ст. 25 1 9,96
с
X С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ J1 .1 07-909-1 Устройство противо-

1 4А80В4. 1415 06/МИН. взрывное Узс-1 1 95,0
* 4 1,5 КВТ С ВИБРО изо- .. ТДК-Н-1-70 Устройство противо-

ЛЯТОРАМИ. 2 960 Ч.В.РШ.А.Ш ВЗРЫВНОЕ узс-1 в

П1.2. 5. 909-5 Вставка гибкая
* КОРОБКЕ У32 1 503,0 КОМПЛ.

ш 88-20 ? 6,76 81 Л Т926-07-1082-79 Клапан

н ь ,ш 5.90 4-5 BH-13 2 5,09 ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ____

п т ГОСТ 19 № -7 0 *

I5| С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

sin $55х551(h) НА РАЗ- ~ НА 01009 Ду 400 1 т р

МЕР 0500ММ ИЗ СТАЛИ ви з лв-4 Люк- ВСТАВКА К ГЕРМ!

тонколистовой холод '07-904 -3 ТИЧЕСКОМУ ШПАНУ

НОКАТАНОЙ ТОЛЩИ- ' Ли 900 */ 18f 8
* НОЙ /,5 МАТ , 2 31 ВИЧ ГОСТ 12820-80 Фланец 5-900-2ст. 25 / 9,96

п и . 7922-5157-89 Кало риф ер  биметал- 81.16 5.909-13 в. 1-2 Заслонка воздушная

В15 ЛИЧЕСКИИ УНИФИЦИРОВАННАЯ С

КС КП -  9-02ХЛЗА 0 68,0 электроприводом

BIS ГОСТ 19909-79* Коровка размером А Ц  122. 000-03 Р400Э Ф уоо / 18,74

953 К600 «551(h) ИЗ 3115,81.17, 5.904-13 S. 1-2 Зас ло н к а  воз душ -

СТАМИ тонколистовой П1.16 НАЛ УНИФИЦИРОВАН■
ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ 1 26 НА Я с РУЧНЫМ

т е ГОСТ 19909-79* КОРОБКА РАЗМЕРОМ • УПРАВЛЕНИЕМ
955*600х 2500/4} ИЗ АЗД.133.000-09 PSOOP Ф500 3 16,08
СТАЛИ ТОНКОЛИСТОВОЙ 81 Л , ГОСТ 19909-79* Ооддон ДЛИ С60РА
ТОЛЩИНОЙ 1,5ММ 1 96 П1.17 КОНДЕНСАТА размером

П1.7М7 4. 90П-25 Подставка под, кало- 1100 * 700 х  100(h) ИЗ
РИФ ЕР л-00 12 2,0 СТАЛИ тонколистовой

/

018, ГОСТ 8509- П Подставка  под д и ф - ОЦИНКОВАННОЙ

SIS • ФУЗОР ИЗ СТАЛИ ПРО- ТОЛЩИНОЙ 1мм 2 9,2
КАТН0Й УГЛОВОЙ ГАВ- 01.18, 15кч /8п Вентиль  запорный

НОПОЛОЧНОЙ 136x36x4 BU9 ГОСТ 5761-79* ' м уфтовы й  Ду is 2 Ц7
h =700 мм 8 1,93 01.19 5.904-4 Дверь герметическая

2 Ц1.9 T922 -  5195- 75 Фильтр ячейковый НЕУТЕПЛЕННАЯ Дс 1,25*0,5 1 29,0
iX ФУР 6 7,9 п т , ГОСТ 19909-79* Ц/И5ЕР ПУСКОНАЛАДОЧНЫЙ
i
S пио Ц-И, ///, 1У-300-326.86 ОВН 3 Рама для  крепления 31,20 РАЗМЕРОМ 353*350 2 3,0
а

5- ФИЛЬТРОВ ?ЯР 2 35,8 ВЗ
Ю
5 п т ТУ26-07-1082-79 Клапан герм етичес - ‘ 81.1 1 7922-5335-82 Вентилятор радиаль-
X кий с РУЧНЫМ при- нын 849-75-6.6-11.04
0
1 ИА 01010 в одом Ду 000 1 194,0
£ в и ТУ25-Н - 91В - 46 ТЯГСНА ПО РОМЕР Тнж-Н 1 1.84

лист 17.

Привяза»1

1 BU0 КРТП Кран трехходовой  4» 15 1 0,39 Спецификация  системы л я

2
2
S

0112 гост гвгз-73 Термометр технический 1
Инв.Ыз

22

Марка,
поз.

Обозначение Наименование Коп.
Масса

ед.кг
Примеча

ние

1,05 ДНОМ, ИСПОЛНЕНИЕ

1, ПОЛОЖЕНИЕ 0°, JI С
ЗЛЕКТРОДВИГА ТЕ ЛЕМ
4A100L6,950 ОБ/МИН
2,2 КВТ С ВИБРО И ЗОЛЯ-

ТОРАМИ 1 185,3

83.2 5 .9 0 4 -5  1 Вс та в к а  г и б к а я

В Н - 1 4 1 6,26

83.3 5.904-13 В. 1-2 Засло нк а  воздушная

УНИФИЦИРОВАННАЯ
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

АЗЛ 139.000 Р6503 Ф630 / 36/2

83-9 - ТДК-Н-1-70 Ус тр о й с тв о  п р о ти в о ■

4 .L  р.ш . а . Я  . ВЗРЫВНОЕ УЗС-1 8
КОРОБКЕ УЗЯ 1 503,0 камня.

В 3.5 Г О С Т  1 9  9 0 9 - 7 9 * К о н г и зо  р  ф 800/ ф 650
ДЛИНОЙ 300 м м , из

i СТАЛИ тонколистовой

ХОЛОДНОКАТАНОЙ
толщ иной 1,5 мм 1 6.-5 1

13.6 А-П,/П,1У-300-3№бОВИ 2 Ог р а ж д е н и е  входно■

ГО ПАТРУБКА ВЕНТИ-

ЛЯТОРА Ф 800 1 1,1

В3.7 15кч 18п Вентиль запорный

ГОСТ 5761-79* м я т н ы й  Мя 15 1 0,7
ВЗ.В ГОСТ 19904 '74* Шибер пусконаладочный

РАЗМЕРОМ 444*441 1 з,8
ПЕ_1

ПС 1.1 Т Д К - Н - 1 - 7 0 Устро й ство  п р о ти в о -

Ч П , Р.Щ, А.Щ ВЗРЫВНОЕ 93С-1 В

КОРОБКЕ 932 1 605,0 КОМПЛ.

ПС1.2 T9209 KAS.CCC062-78 Заслонка воздуш ная

у т е п л е н н а я  без

э л е к тр о п о д о гр е в а

0600x10003 с ИСПОЛ-

нательны м  механизмом

МЭ0-16125 -0,63-82 1 106,0

ПЕН 15 кч 18 П Вентиль запорный

ГОСТ 5761-74* м уфтовы й  Д у /5 1 0,7

А - II, III, IV - 300 - 325.86 OB

Нач.отд. 
Г лх^ец. 
Рук-гр
Ст.инж. 
Исполн. 
П ровер. 
Н.контр.

КОЛОСОВ
Ш Щ Г_
ПАНЧЕНКО
ЩЕРБИНИНА
щ ш ш
ПАНЧЕНКО
АВДЕЕВА

Склад материалов 
подвале инженерного корпуса

Сп е ц и ф и к а ц и и  с и с те м  
П1,В1,ВЗ.
ЗИ П КЛИМАТИЧЕСКАЯ ВОНА

Стадия

РП

Лист

20
Листов

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМ ПРОЕКТ
Волжское отделение

Сф 747-03 23



Ти
по

во
й 

пр
ое

кт
 А

-ll
, I

II,
 IV

-3
00

-3
25

.8
6

Сп е ц и ф и к а ц и я  о т о п и т е л ь н о - в е н т и л я ц и о н н ы х  н о та  н о в о к .

Марка,
паз.

ш

812.

13

вгл

В2.5

В26

В2.7

В2.10

В2.11

82.12

ВЬ.1

В3.2

вз.з

Обозначение

1 И 2 КЛИ МАГИЧЕСКИЕ ВОНЫ

ТУ  22-4208-78
НЫИ 8-Ц4-70-4 '02А ЛЕВ.

1, ПОЛОЖЕНИЕ О, Л  С

ЭЛЕКТРОДВИГА ТЕЛЕМ

5-904 -5
ТУ 26-07-1082-74

ИА 01010
ЛВ-3

07- 904-3

15 КЧ 18 П

ГОСТ 5761- 74*
5.904-15 в. 1-2

АЗД 153- 0 0 0 -0 2

ТУ25-11-918-76
К П П

, Г О П  12820-80

А -Ц-Щ-П7-500-325.36 0ВН2

2̂6̂ 07-/082-74 
ИА 01 ООН

ГОСТ 19904-74*

ТУ 22-5335-82

5. 904 -5
5.904-13 8.1-2

АЗД 122. 000-04

Наименование

В2
Ве н т и л я т о р  рад и аль

0j 95 ДНОМ, ИСПОЛНЕНИЕ

4 А 7 1 А 4  ,  13 9 0  05/МИН,
0,55 КВТ С ВИБРОИЗО-

ЛЯТОРАМИ
Вставк а  ги бкая  ВН-12

Кл а п а н  г е р м е т и ч е с 

к и й  с р уч н ы м  п ри -

водом дузоо
Лю к - вставка к  гер м е -

ти ч е с к о м у  к л а п а н у

Д у  500

Ве н ти л ь  запорны й

МУФТОВЫЙ Л ч  50
За сло н к а  воздушная

У НИ ФЙЦ И РОВ А ИНАЯ
С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ

Р515Р 03/5

ТЯГОНАПОРОМЕР Ш -Н
Кран регулирующий

трехходовой Дч 15
У л а н е ц  3-300-2 сг. 25

Ограждение входного нат-

рчбка ВЕНТИЛЯТОРА Ф400
Клапан герметический с злее-

тРоврнводрм ДуЗОО
'Е1ШЯАДОЧНЫИ

РАЗМЕРОМ 280x280

вз
Ве н т и л я т о р  рад и аль -
НЫЙ 3.1(4-75-5-л о з

0,95 Дном, ИСПОЛНЕНИЕ
1, ПОЛОЖЕНИЕ О, Л  о
ЭЛЕКТРОДВИГА ТЕЛЕМ

4A80B4, /415 ОБ/МИН,
1,5 КВТ С ВИБРОИЗОЛЯ-

ТОРАМИ
Вставка гибкая вн-/з

Засло н к а  воздуш ная

УНИФИЦИРОВАННАЯ

ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
Р500Э ф 500

Масса
ед.кг

62,8
4,12

82,0

9,5

5,0

7,64
1,84

0,39

8,79

0.7

/06,0

2.0

95,2
5,02

24,04

Примеча
ние

Марка,
паз. ' Обозначение Наименование ' Кол.

Масса
ед.кг

Примеча
ние

В 5.4 ЧК-Ц-1-70 Устр о й ств о  п р о ти в о -

ч . а, р . m ,  а . ш ВЗРЫВНОЕ 91С-1 8
КОРОБКЕ У32 / 503,0 компл.

В 3.5 ГОСТ 19904-74* Hour У50Р 0700/Ф 500
длиной 500 т  и5
СТАЛИ ТОНКОЛИСТОВОЙ
ХОЛОДНОКАТАНОЙ
ТОЛЩИНОЙ 1,5 мм / 7,0 .

В 3.6 A-IHtl-ir-300-325j6 0ВН2 Ограж дение сходно-
ГО ПАТГ55КА SEHTH-
ЛЯТОРА 0 700 / / , *

83.7 15кч 18 П Вентиль запорный муф-
ГОСТ5781-79* ТОВЫЙ Ду15 1 0,7

В3.8 гост 19909- 79* Шибер пусконаладочный

РАЗМЕРОМ 353x350 1 3,0

3 И 4 КЛИМА ТИНЕСКИЕ ЗОНЫ

1 1

, 82.1 ТУ 22-5555-82 Ве н ти л я то р  р а д и а л ь -

ный ВЛ4-75-5-Л,04
1,05Дном. ИСПОЛНЕНИЕ
1. ПОЛОЖЕНИЕ 0°, Л  с •

ЭЛЕКТРОДЕ И ГА ТЕЛЕМ
4А 90L 4,1425 ОБ/МИН.
2,2 КВТ С 8И5Р0И30-
МЯТО РАМИ. 1 105,5

В2.2 5.904-5 Вс та в к а  гибкая вн-13 1 5,02
В2.5 5.900-5 В В-20 1 6,76

В 2.4 ГОСТ 59900-70* Ди ф ф у з о р  размером

828 х  551(h) Н А  РАЗ-

' МЕР Ф500 АЛИНОЙ
500ММ ИЗ СТАЛИ

— тонколистовой хо-
ЛОДИ О КАТАНОЙ
ТОЛЩИНОЙ 1 ,3  М Р 7 /

—

В2.5 4. 904-25 ПойСТАВКА ПОН НА-
ЛОРИФЕР П-00 4 2.0

В26 ТУ 22-5721-84 Ка л о р и ф е р  стальной

ПЛАСТИНЧАТЫЙ
К8С85-ПЧЗ 1 55,0

Привязан

Инв. №

2 3

Марка,
ПОЗ. ' Обозначение Наименование . Кол.

Масса
ед,кг

Примеча
ние

82.7 7926-07-1082-79 Кл а п а н  ге р м е т и ч е с -

\ к и й  с р уч н ы м  п р и  -
ИА 01010 вод ом Д у ЗОО 1 82t0

82.8 ИА 01010 Д у  400 1 194,0
82.9 ТУ26-07-1082-74  - Кл а п а н  г е р м е т и ч е с -

кий с э л е к т р о п р и ’

ИА 01009 80ДОМ А 9  900  - 1 158,0
82.10 Г О С Т  12820-80 Фл а н е ц

3 -3 0 0  -2  ст. 25 2 8,79
82.11 ГОСТ 12820-80 Ш а н е ц

5-900 -  2 CT.2S 2 9.96
82.12 5.909-/5 в.1-2 Засло нк а  воздуш ная

ун и ф и ц и р о в а н н а я  с

РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
АЗД 133.000-02 P31SP 0 515 1 7,64

82.15 АЗД 153.000-09 P50QP 0500 1 16,0В
В 2.14 Т 9 2 5 -1 1 -Щ -7 6 ТЯРОНАПОРОМЕР

т н ж - н 1 1,89
BUS КПП Кран регули рую щ и й

трехходовой Ду  15 1 0,39
8216 15 КЧ 18 П Ве н т и л ь  за п о р н ы й

ГО СТ 5761-79* МУФТОВЫЙ Д у 50 1 5,0
В2.17 Г О С Т  19909-79* ■Поддон ДЛЯ СБОРА

КОНДЕНСАТА разм ером »

1050X600* 1 0 0 (h ) из

с та л и  то н к о л и с то в о й

ОЦИНКОВАННОЙ

ТОЛЩИНОЙ 1м м 1 8ft
82.18 ГОСТ 8609-72 Подставка р о д  д и ф -

ФУЗОР ИЗ СТАЛИ ПРО-
КАТИОН УГЛОВОЙ РА В-
НОПОЛОЧИОЙ 135*36x4

fi-7 0 0 мм 2 и з
В2.19 М - 9 Люк-ВСТАВКА К ГЕР -

07-909-3 МЕТИЧЕСКОМУ Ш П АН У
ДУ 400 2 18,8

62.20 ГОСТ /9909-79* Ши бер пусконаладоч-
НЫЙ РАЗМЕРОМ 350x363 1 5,0

Нач.отд. КОЛОСОВ
Гл.спец. АВДЕЕВА
Рукхр Панченко
Ст.инж. Щербинина

Провер.
ЩОЛОСТВОВА
Панченко

Н-контр. Ш еева

А - II, III, IV - 300 - 325.86 ОВ

Склад материалов 
в подвале инженерного корпуса

Стадия Лист Листов

РП 21
СПЕЦИФИКАЦИИ с и с тем ГОССТРОЙ СССР
82, ВЗ. ГОСХИМПРОЕКТ

Волжское отделение
Сф 147-03 24
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Типовой ПРОЕКТ

A -II, III, IV-300 - 325.86

С к л а д  м а те р и а л о в  в  п о д в а л е

ИНЖ ЕНЕРНОГО КОРПУСА

Алле ом

Э С К И З Н Ы Е  Ч Е Р Т Е Ж И  ОБЩ ИХ ВИДОВ  

Н ЕТИ П О В 6/К  К О Н С Т Р У К Ц И И  С И С Т Е М  

В Е Н Т И Л Я Ц И И

Ина.Ыг

Привязан

Нш а ш ш щ и с

Тт. (S'-1мм ГОСТ io m -7 h

k s m x o t o A

Полоса ст. 8* 1мм

ГОСТ 1990h l y

Цвижок Р а з м е р ь / . ММ Масса
Q 3 в к г

100x50 100 50 300 0,/6
200x50 200 00 500 0,25

Нлтттщ не
ст. <Г*/ш

г о с т  а  т - 7 4 *

Привязан

Инв.Ыа

А - II, III, IV - 300 - 325.86 ОВН I

ДвиЖОК К ОТВЕРСТиЮ 

НА ВОЗДУХОВОДЕ

Стадия Лист Листов
1

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

§

8*7оо
2
-•  V ,

3  ^<  л »
-  5

О б  0 3  НА ПЕНИЕ

A-IHIHV-300-325.86 0&Н1

0ВН2

ОВНЗ

ОВНУ
0ВН5

0BHS

//А И М Е Н О В А Н И Е

Д в и ж о к  К  ОТВЕРСТИ/О НА

ВОЗДУХОВОДЕ
Ог р а ж д е н и е  в х о д н о го  п а т р у б к а

ВЕНТИЛЯТОРА
Р я м я  ф и д ы р о в  T n n fJH V E H /rH j

П о д с т а в к а  п о д  ф и л ь т р ы  Ф И , <РП

Ра м а  ф и л ь т р о в  Ф Я Р

( 2  я ч ей к и )

Изоляция ТРУЕОПРОВОДОВ шнуром

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМ

Пр и м е ч а н и е

Инв.№

Нзч-отд.
Глхпец.
Р у к - Ф
Ст.инж.
Ислолн.
Провер.
Нхоктр.

Колосов
АВДЕЕВА
Панченко
Щершина
Андриянс
Панченко
Авдеева

f n H -

Ш 1

р р Е

Привязан

А - II, III, IV - 300 - 325.86 ОВН
Стадия Лист Листов

С о д е р ж а н и е
/

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

=‘  ЙJr ^

С **

X

I

Входной ПАТР узок ЦЕНТРОБЕЖНОГО ВЕНТИЛЯТОРА

а -а .
М 2*1

ПОВЕРНУТО

4*1

Ном ер  вентилятора

Размеры
мм

m m .
шт
п

Мш а
к г

А " d

Н 4 630 7 16 1.8
У  5 660 7 16 V
36,3 820 10 16 5,6

I *  Р а з м е р ы  л а я  с п р а в о к .

2. Се т к у  - п р и н я ть  с та л ь н у ю  п л е т е н у ю  В/$6 Н ,0  но Г О С Т 5336-80.
3. Фл а н е ц  д о п ус к а етс я  в ы п о л н и ть  

с в а р н ы м

г
Начхггд. Колосов
Глхлец. Авдеева f
Рук-гр Панченко
Ст.инж. Щербинина
Ислолн. Андриянова i p f e :
Провер. Панченко -
Нхоитр. Авдеева

Привязан

Инв.Ыа

А - 11,111, IV -300-325.86 ОВН2

О г р а ж д е н и е  в х о д н о г о

ПАТРУБКА ВЕНТИЛЯТОРА

Стадия Лист Листов
/

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение
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РЕЗИНОВАЯ
ПРОКЛАДК-

л и ст  Ю К

1. СОЕДИНЕНИЕ ЗЛЕМЕНТ06 РАМЫ ТРОИВ- 
60 Л ИГО НА С ВАР H I сплошным псом, 

г. Р е зин овы е  ПРОКЛАДКИ н а к л е й  ь. 
з. Ма т е р и а л  р а м ы  Ст.З ГОСТ380'7:.

Нач.отд. КОЛОСОВ
Гл.слец. АВДЕЕВА
Рук-Ф ПАНЧЕНКО я гш ш -
Ст.инж. ЩЕРБИНИНА Ч*/*
Исполн. АНДРИЯНОВА 7
Провер. ПАНЧЕНКО А Щ ш 7 -
Н.контр. АВДЕЕВА ж

Привязан

Инв. Ns

А - II, III ,V - 300 - 325.86 ОВН 3

Рама фильтров ?ЯР 
( з ячейки)

Стадия Лист Листов

1
ГО С С ТР О Й  СССР

Г О С Х И М П Р О Е К Т
Волж ское отделени е

= - S
■ з  v »  
<  S

S
1

1m

5
S
X

1
t

1

4
1 1
f - - « 1

1

1
1
1

1
1

1

К -

% ]

Кп CЯГ г
1
1

1
1 §

1 1
1

NK

г I- 1_________ C
l

“ 11БL  LSI n------------c = —

Ш i
/ . Ж о Н С Т Р У К Ц и Я  СВАРНАЯ.

2. Млксимлльнля НАТР43/ГА НА ПОДСТАВКУ М Окг

J. &£С 25, 9 ГГ

*> / .'-2.
Нач.отд. Колосов Р / А
Гл.слец. ЯВДЕЕ8А
Рук.гр ПАНЧЕНКО
Ст.инж. ЩЕРБИНИНА
Исполн. Ан д р ю ш а
Провер. Панченко
Н.контр. Авдеева <

Привязан

Инв. Ns

А -II, III, IV -300-325.86 ОВН 4

Под с ТА В/СА

/ год  ф и л ь т р 6/ 5ь / 7 , Ф Г

Стадия Лист Листов
/

ГО С С ТР О Й  СССР
Г О С Х И М П Р О Е К Т
Волжское отделение

514

Рама i b b * b 3 * h  
ГОСТ 8509-72 * 

А

Про клал к а
'из П О Р И С Т О Й  

РЕЗИНЫ

480
6 2 0

За к л а н н а я  д е т а л ь

6*5 мм _ _ _ _ _ _ _ _ _
лист К Ж

t Соединение элементов рамы произво
дить НА СВАРКЕ СПЛОШНЫМ ШВОМ.

2. Ре з и н о в ы е  п р о к л а д к и  н а к л еи ть  на
ЭЛЕМЕНТЫ КЛЕЕМ. улл
5 Ма т е р и а л  рамы  Ст.З  ГОСТ 3 0 0 -71

Нач.отд.
Гаспец.
Рук.гр
Ст.инж.

Провер.
Нлоитр.

Колосов
АВДЕЕВА
ПАНЧЕНКО
Щербинина

Испопн. Андриянова
Панченко
Авдеева

гг

Привязан

Инв, №

А-II, III, IV-300-325.86 ОВН 5
Стадия Лист Листов

Р а м а  ф и л ь т р о в  Ф Я Р /

( 2  я ч е й к и )
ГО С С ТР О Й  СССР

Г О С Х И М П Р О Е К Т
Волж ское отделени е

КОЛЬЦО 
ПРОВОЛОКА

ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 
из минеральной в а ты  в
ОПЛЕТКЕ U3 HUTU СТЕК -
А Ш О Н  к а п р о н о в о й
ТУ 56-/695-79

А - Д

п р о в о л о к а  и  г ,о с т з ш - м  
п о к р о в н ы й  с л о й

ЛЕНТА ИЗ А А МО МИНИН И 
AAAKJMUHUEBUX СПЛАВОВ 
Г О С Т  1 5 7 2 6 -7 8

ПОКРОВНЫЙ СЛОИ

1. Наружные крепежные детали  покровного слоя теплоизоляции
ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРОТИВОКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ.
2. Толщину изоляционного слоя на трубопроводах и
АРМАТУРЕ ПРИНЯТЬ 40 МП.
3. 5 ТРУБОПРОВОДАХ ТЕМПЕРАТУРА 
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 15О*С.

Нач.отд. Колосов щЩ
Г л.спец. Ав д еев а
Рук.гр Панченко
Ст.инж. Щербинин*
Исполн. Андриянова. —
Провер. ПАНЧЕНКО 3 0
Н.коктр. Авдеева Шидк

Привязан

Инв, Ns

А - II, III, IV - 300 - 325.86 ОВН 6

Изоляция трубопроводов 
ШНУРОМ гЕПлоизоляционш м

Стадия Лист Листов
/

ГО С С ТР О Й  СССР
Г О С Х И М П Р О Е К Т
Волжское отделение

К з
с л



2

. 0 В Щ U Е О К А З А Н И Я

В п и т  Р А З Р А В О Т А Н  Н А  О С НОВ А НИЙ C T P O U T E A B H H I  Н О А М .11 
ПРАВИЛ 1 . 0 4 . 0 1  ' 4 5 ,  S - 1 1  - I T ?  ' • '  .

i A  У СЛОВНУЮ ОТ МЕТ КУ  0.000 П И Ш А  О Т М Е Т К А  Н О Ш  ЧИСТОГО 
НОЛА I  З Т А М А  И Н ЖЕ Н Е Р Н О Г О  К О Р П У С А , Ч Т О  СООТВЕТСТВУЕТ АВСОАЮТ-
НОЙ О Т М Е Т К Е  Г. ~ "  I ПО Г Е Н П Л А Н У .

Г Р Ч В Н П Ю В О А Н  C U C T E M  8 1 , 8 3 , 8 4 , 8 5 , .  1 Ш ,К 1 3 Н  З А П Н Е П Т И Ю -  
( А Й Ы  ИЗ С Т А Л Ь Н Ы Х  В О А О Т А З О П Р О В О А Н и Х  Л Ё Г К И Х  U Н Е К Т Н С В А Р -  
Н Ы Х  Т О Н К О С Т Е Н Н Ы Х  Т Р У П ,  К ( “ ИЗ Ч Х Г Ш Ы Х  TPJ6 .

О се  с ш и т ы е  т р у в о и р о в о а м  и а р м а т у р а  о к р а ш и в а ю т с я  
г р у н т о м  Г Ф - о и — т о й . к р а с к о й  П Ф - И 5 — i  с л о я .

Г р Ч Ь О П ЮВ О А Ы  В З н В 4  01 Н А С О С А  АО П А А О Р Н Т Е М В  ИЗОА НРУ-  
ЮТСЯ Н Ч Х ШИ У Р О М 0 1 5 , 1 5  . СКОРЛУПАМИ MUHEPAAOBATHMMU £ 5 0 , Б И Т У М
НОЙ М А С Т И К О Й  И С В ЁР Т ЫВ А ЮТ С Я Ш  Ш И Н  ПЬЮ.

( А Н И  З А П А С А  П И Т Ь Е С О Й  в О А Ы  И Е М П О С Т В  З А П А С А  В О А Ы  И А  
О Х А А 1 Н А Е И И Е  А Н З Е А Я  В К Р А Ш Н В Л Ш Ш  СИ А Т Я Ж И  А А П О М  6Т  -  5 П  -  
- Т  С А О Й ;  И З Н У Т Р И  Г Н Н Т О М  Х 0 ' 0 Т 0 ' Т С А 0 Й , О М А А Ы О  Х Ц - И О ' З  С Л О Я , Л А 
К О М  Х С ' 1 6 - 1 С А 0 Й ;  И З О Л И Р У Ю Т С Я  М И Н Е Р А Л О В А Т Н Ы М И  М А Т А М И ,  ( U T T M -  
ИОЙ М А С Т И К О Й  И О В Ё Р Т Н В А Ю Ш  С Т Е Н  АО Т П А Н М О .

С Т А Л Ь Н Ы Е  Т П И Ш Ю И А Ы  А ЗЕМЛЕ О П Р Л Ш Ш П Ш  З МА Л ЫО
К 0 - 1 9 П А - г  с в о я .

В П А Н И Н  З А П Р О Е К Т И Р О В А Н Ы 1
A] ХОЗЯЙСТ ВЕ Н П О - П И Т Ь Е  ВО Й Н Р О Ш О й О А А Р Н Ы Й  И А О П И И А  М ,  
0 )  Н Н И З В О А С Т В Е И Н Ы Й  t o i o n m o i  0 3 ,
С)  О Б О Р О Т Н А Я  в О А А ,  Н О А А Ю Щ А Я  8 4  ,
Г)  О В О И  Т Н А Я 0 0 А А , 0 ( Р А Т  Н А Я  0 5 ,
А] ( Н Т О  О А Я К А Н А Л И З А Ц И Я  П 1 ,
Е )  Н Н И З В О А С Т В Е И Н А Я  К  А И А А И 3 А Ц И Я И З О ,

. К) 1 Н И А Т Н Н А Я  К А Н А Л И З А Ц И Я  IU3V [ А  А Я ВОАОИАСВЩЕЙИЫХ ГРУНТОВ).
Ос н о в н ы е  п о и а з а ш и  по  ч е р т е ш а м  в ш л ш о а а  и п ш л ш ц и н
П Р ИВ ЕЗ ЕНЫ I  Г А В А Н Ц Е .

О С И О в И Ы Е  Н О Н А А А Т Е А И  НО Ч Е Р Т Е Ж А М  С О А О П Р О С О А А  И К А Н А Л И З А Ц И И

Наименование

с и с т е м ы

П 0 1 Р Е С Н Ы Й  
Н А П О Р  

НА  BBQA.E 
М . В01 . е т .

Н С Ч Ё Т П Ы Й  Р А С Х 0 1 Чсшошшя
№6111,110 U  Ь 

Ш Ш О Ш Г М Ш
ш

П Р Н М Е Ч Ш Е
м / е ч т м / ч а/ с

i m r  шип 
А / С

*1 1 0. 0  х.п. п о ВВП. - 15 0.6 6. 5 5 . ? - 1  СТ РЧП ПО 
1 . 6  А / С

ьъ го.о - 0.5 0 . 0 8  . 6 . 4
6 4 \ьл - те 1U 1.5
6 5 — - 5 . 6 « . 5 5
И1 — 1 5 0 . 6 5 . 5
т - - 1 0 0 . 55 ж т т
nnu — - 5 . 6 1.0 1.5 П 1 Ш 1

У К А З А Н И Я  НО ПРИ в Я З П Е  К МЕС Т НЫМ Т С А О О И Я М
т Л т О Ч Н И Т А  Т А Ч В И Н У  З А Л О Ж Е Н И Я  В Ы П У С К О В  И 0 1 0 1 0 0  О З А В Н С И -  

М О С Т И  ОТ т ш и и ы  П Р О М Е Р З А Н И Я  Г Р Т И Т О О .
г.  ОШЧАЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ С А МОТ ЕЧНОГ О П О А КА ЮЧЕНЦЯ В ЫП У С -  

КОО H A H A A U 3 A K U U  ИЗ Н О А О А А А  К О Н Т Т Р И П А О Ц и О Ч Н Ы М  С Е Т Я М  ИЕ-  
ОЕ Х О А Н МО  А А Я  П Е Р Е К А Ч К И  СТОНОВ П Р И В Я З А Т Ь  К А Н А А и З А Ц Н О И Н Х Т О

П р о е к т  р а з р а в о т а н  о с о о т в е т с т в и и  с а е й с т в у н щ и -
МН Н О Р М А М И  И П Р А О И А А М Н  И П Р Е А Т С М А Т Р И О A E I  М Е Р О -  
П Р Н Я Т Й Я ,  О Ь Е С П Е Ч И О А Ю Т Ц И Е  П О Ж А Р Н У Ю  6 Е З О О А С И О С Т Ь  
П Р и  З Н В П А Ч А Т А Ц И  U С О О Р У Ж Е Н И Я .
Г л а в н ы й  и н ж е н е р  п р о е к т a  И . Щ е л у а ь к о

Н АСОСНЧЮ СТАИ П,ИЮ НО Т.О.  9 0 1 - 1 - 5 3  ,  Р ЛСП О АО №Е И Н Y СО ВНЕ U A H H H .  
3 . 1 р Е Н А М И У Ю  К А Н А Л И З А Ц И Ю  ШЗ Н  А А Я  Ш Н Х  Г Н И Т О В  И С К А Н -  
т Wчип

О Е А О М О С Т Ь  Ч Е Р Т Е  Й Е Н О С Н О В Н О Г О  К О М П Л Е К Т А  8К
Аист Н а и м е н о в а н  и е П р н м т ч а к й е

1 В ь ю н е  в а н н ы е .
г *  А А О Н A I T  М .  -4.100 { - Ш О ]  1,1 Н А .  З О Н Ы .  С Х Е М А  

СН С I E  М Ы К1, '
. 5 П л а н  н а  о т  и . - а л о о  1-а . 6 в о ) з , а  h i . з о н  ы

4 ( и м и  с н с т е к м ,  1ИЗН.

5 ( и м и  с и с е т и  9 3 ,  п з н  ( и  н а . з о н ы ] ,  ВА.в з , .  
Ш  Г З . А  Н А .  З О Н  Ы ) .

6 Ч е р т ё ж - з а к а з  в а к а  I h v i a ’ oo с е р к к  и м - и

О а в м о с т ь  С С Ы Л О Ч Н Ы Х  Н Н Р Н А А Т А Т М Ы Х  A . O K 4 M E H I O B

0 В 0 3 Н А Ч Е К и Е 11 А И М 1 Н 0 В А К и Е Пр н м е ч а н н е

9 С Ы А 0 Ч К Ы Е 1  0 К Ч М Е К Т и
г н и  з т - i s * Г р п ы  с т а л ь н ы е  в о а о г а з о н р о о о а н ы е

г о и  1 0 1 0 4 - 1 6 * Т р у п ы  с т а л ь н ы е  ш к т р о с в А Р и м т

T H U  8 1 3 1 - 1 5 * Т р у п ы  с т а л ь н ы е  b e c i h o b u m e  г о 
р я ч е к а т а н ы е

ГОСТ'6941-044-80 Т р у ь и  ч ч т ч н и ы т  к а п а л п з а ц и о н - 
Н И Е  И Т A C 0 U H U E  Ч А С Т И  К Н И М

г н и  9 9 1 9 - 1 5
З А А В Й Ж К Н  K A U U O B b l E  С Н Е В М Л -  
В Н Ж Й Ы М  Ш Н Н й А Е А Т М , Т А А Н 1АЕ0ЫЕ 
ЧУ ТУ И И М Е С Р Ч Ч Н Ы М  Ч П Р А В А Е Н и Е М

г о и  м п п з * О т и Т Н А Й  З А П О Р Н Ы Е  М У Ф Т О В Ы Е

Г О П  10311-П* К л а п а н ы  о б р а т  h u e  п р и ё м 
н ы е  С С Е Т Н О Й  Ч> А А й 0. Е В И Е

Г Ш  1 9 8 1 1 4 4 * К л а п а н ы  о в р а т н ы е  п о в о р о т н ы е

г о и  11813 4 4 * П а а п а н ы  о в р а т н ы е  п о а ъ ё м н ы е

г о и  10115-14 В р а н ы  в о а о р а з ь о р н ы е  и т у а л е т н ы е

Г О  и  1 1 5 9 5  - 1 1 *
К р а н ы  п р о в н о - с о ч и н и е 
с А А Ь й й н 0 В Ы Е М Л Т Ч П К Ы Е

Г О П  1 3 4 1 1 - 1 9 0 Н Т  0 И Ы и  I  U А 0 ч и и  е

ГО и  8 6 1 5 - 1 1 * 1 М а н о м е т р ы  п о к а з и в а ю ц и t
г  в и  г в г з - 1 3 *  t Т е р м о м е т р ы  с т е к л я н н ы е  ш н и ч т с к н Е

r o u  13411-19 Т п Г Г Т Т Г а Г а и и т а  р и о  -  т е х -
Н Й Ч Е С Н А Я  В О Ю . С А Ц В Ц А Я

г а и  П 3 1 В - 8 3 * Л е т а л и  т р ч о о п р о в о а о в  с т а л ь 
н ы е  Ь Е В Ш И В Н Ы Е  П Р И В А Р Н Ы Е

г о и  9 6 5 1  - 60 *
У С Т Р О Й С Т В А  З А П О Р Н Ы Е  Ч К А З А Т Е -  
АЕЙ Ч Р О В Н Я  Ж И А Н О С Т Н

0 В 0 3 й А Ч Е И Н Е В А И М Е Й 0 В А И И Е BPUMT4AHHE

Г И Т  6446 -14 Вр у б к и  с т е к л я н н ы е  а а я  о н р е а е - 
А Е Н Н Я  Ч Р О В Н Я  Ж И А Н О С Т Н

Г И Т  U841 -85 V H H T A 3 U  K E P A M U 4 E C H U E
И  11 4 6 - 1 4 5 - 1 6 6 А Ч К U С М Ы В Н Ы Е
Г01Т 155-85 В Н С И  А Р Н К Е Р А М U Ч Е С Н U Е
Г О И  13159-85 i M U A A A b U H H U  Н Е Р А М Н Ч Е С Н Н Е

4.900 -  8
Н Н 6 №  С П И А 0 В П 1 Н Я  Ф А С О Н '  
П П  Ч К Ш К  U П № 4 П Ш  1 И
с ш й  u c & o n i t m i u u  в о а  о -
П И 6 6 А 4  П и н н и щ у

8 Н 8 1 С К 1 , 1
Т р ч ь ы  и их c q e a h h e u h h . T p y -
( Н Н Р В В О А Н А Я  А Р М А Т Ч Р Я

В ы п у с к  4 В н у т р е н н е е  c a h u i a p h o -
Т Е Х Н Н Ч Е С Н Н Е  Н В Н Р Ч А 0 B A H U  Е

4.904 - 69
1 Е Т А  А Н К Р Е Н А Е Й U Я С А И Я- 
Т А Р Н 0 ~ Т Е X Й U Ч Е С К Н X П Р U 6 Q- 
Р Н В  U Т Р У  U  Н Р 0 В 0 А 0 В

T i l t - I M - 6 7  
ч и с т ь  й 
п и п  ш

И л ь и н  т и п н ь ы л  н ш е н н н  с и с т е м
и  Ч С Т Р Н Й С Т В  В Н Ч Т Р Е Н Ц Е Г О  ОЬО-  
P 4 1 0 B A U  U Я С О О Р У Ж Е Н И Й  Г Р А Ж -  
1 А Н С К 0 Й  О Ы Р О Н Ы

Т1 К-11- Г -10
Ч А С Т Ь  I  , А А Ь Ь О М  4

Г е р м е т н з й р ч ю щ й е  ч с е р о й с т в а
й К О М П Е П С Л Ц Ц Я  В В О А О В

I 1 6 0 Q - T B a k u  з а п а с а  п и т ь е в о й  в о л н

1494 - I t В а н н  п р я м о у г о л ь н ы е  а а я  х о а о а -
П0 И Н O I E H A E H H O H  ВОАЫ И РАССОЛ А

И р м  л а т а е м ы е  а  о  н  ч  м е  н т и .
Л-£,Я, iy-300-J2J. д&л ( О Ц Н Т Й К А Ц Н Я  О В О Р Ч А О В А Н и Я

У-у,М,1р~Ш-32£35яВШЛ 8 Е Л О  М 0 С Т Ь  0 0 Т Р Е 5 И 0 С Т U 
В М A T E P U  А А А I

П Р Й М Е Ч А Н Н Я :

1 . К О Н С 1 Р Ч К Ц Н  U В В О А О В  й П Р О П У С К А  К О М Ю У К и К А Ц П Й  
Ч Е Р Е З  С Т Р О П Е  А Ь Н Ы Е  К О Н С Т Р У К Ц И И  С М .  Ч Е Р Т Е Ж И  HIK. 

г .  О т м е т к и  в е к  о с п а х  а  а  н м  л а я  А - щ . А - й .

Привязан

А - I I ,  III, IV - 300 - 32536-ВК

Склад материалов 
в подвале инженерного корпуса

О В Ш, U Е А  А И И Н  Е.

Стадия Лист Листов

Р П  i
ГОССТРОЙ СССР

ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

СФ 747-03 27
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Y а е л ft

П а  ft

Л
П/п

II А И М Е Ш А К Н Е О Ш Ш Е Н И Е Н а з н а ч е н и е

I Б о к А (60006 .00 0-0 !
А Н а с о с  с а м о  в с а с ы в а ю - н ц е - и м

Щ И Й Д Е и т О Е Ш й О - С И Х -

т  о й

1 У к а з  a t  т а ь  т е н я A1TL6Q1Q.0QD
1 б 0 б Ы U1 К А З К Ч Ч 1 8 - 7 Ч , У 1 ААЯ Д А ТЧ И К А  а И Г И А 

A U 3 A T Q H  Т Р О Ш

3 ft № к АТЧМООЗ.ООО
ч П а т р v б о к A T 6 K Q 0 1 . 0 0 Q C 6 Ш С Ъ И Л Ю Щ Д Я  

Т Р И  А

5 й А Т  И  б о к А1ЙК 00 1 ,0 0 0 0 6 П 0 А А Ч А  И А Ы
6 П А Т И  б 0 К М О Н 0 1 , 0 0 0 П 0 А А Ч А  Н А Н

1 И А 1 М  6 0 П ШОП 005:000 П И  П Т  0 0 А Н
а У г о а  о к г о ш ю и а  Е=юо L 5 0 * 5 К 1 Е П А Е Н 1 1 Е

н n o t  л
9 111 И  А А Е »  П Ш 1 Н - И  N 4 0 0 t l l H O
10 6 0 А Т  Г В 6 Т 7798—70 М 10x50
11 Ш И П О В А Я  П Ш А А А К А

12 б М С Ь Я  А Е П 1 Я Ш 1 Е  (><100 1 0 0 x 1 0 0

И m i  м i  ч м  и Е.

( и  ш м м и  o i m u m  и п о м  в т - б т т  - i  i n i ; m -  
п п и  - ш и т о м  x t - o t o - i  С * 0 Й , э н н ы е  X С -11В - S С И Л .

i— 1--------------—

' ■ "

А - I I  ,1 1 1 , I V  -  3 0 0 - 3 2 5 . 8 6 - В К

т а п п ю т ^ г з ILL
[А .Ч1Ц Ф Ш Ш

| Привязан Я т и т я Склад материалов 
в подвале инженерного корпуса

1 Стадия Лист |Листов 1

Щ А Г Н И Ш Р П Т1ZAf i .  uum. т т в
l i t  1011 я ш ш ш Ч Ш Е М - U K A S  H I U  

У ’ 5.С * 5 НО C TPUU Ш 4 - 1 1

Го с с тр о й  с с о р  1 
Г О С Х И М П Р О Е К Т  I
Волжское отделение |([MB f Pill р ш т ж щ и И"

1 Инв. № | Ш Ш I l i l i l L jjjx/rfj&b
СФ 747-03 з г
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В ЕД О М О С ТЬ  РАБОЧИХ Ч Е Р ТЕ Ж Е Й  ОСНОВНОГО К О М П ЛЕК ТА .

Лист Наименование Примечание

1 Общие д а н н ы е .
г П л а н  на отм. - 5.700. Спецификация

оборудования.
з. Разрезы  Г1 ,2 -2,3-з. Сечения А -А,Б -Б .
У. Монтажная схема ДЭС.
5. У становка  насоса БК Ф -5 . Теплоизоляция

трубопроводов.

В ЕД О М О С ТЬ  ССЫ ЛОЧНЫ Х И ПРИЛАГАЕМ Ы Х Д О К У М ЕН ТО В -

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные д о к у м е н т ы

V ...

'

ГУ 25-0$-385-85 Д и зель - электрический а гр е га т .
Технические условия,

ГОСТ 8955~75* Со ед и н и тель н ы е  части  и з  ковко-
ГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗВ
БОЙ для  трубопроводов. Му ф т ы

ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ.
ГОСТ 5915-70* Гайки  ш естигранны е класса точно-

: сти В. Ко нструкц ия  и р а з м е р ы .
-  ГОСТ7798-70* бол ты С ШЕС ТИТ РАННОЙ гол овкой.

Ко н с тр у к ц и я  и р а з м е р ы .
ГОСТ 17379-83 Д е т а л и  трубопроводов стальные •

бесш овны е при варн ы е  на Ру ^
4 0 МП а . Типы и основные п ар а -

метры .
-  ГОСТ 2850-80 Картон  асбестовы й. Тех н и ч ес к и е

условия .
ГО С Т 7270-77* Ог н е  туш и  т е л  и  ( у гл е к и с л о т -

ные)  р у ч н ы е . Технические условия.

ПРОЕКТ РАЗРАБОТАН В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ НОРМАМИ 

И ПРАВИЛАМИ И ПРЕДУСМАТРИВАЕТ МЕРОПРИЯТИЯ. ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ^ £ 5 » ------  Г.И.ШЕЛУДЬКО

Обозначение

0 7 3 0 0 - 1

Г О С Т  5 1 0 5 - 8 2

Г О С Т  1 9 1 3 3 - 7 3 *

Г О С Т  2 2 5 9 5 - 7 7 *

гост ют~78*

Г О С Т  5 7 - 6 3

Г О С Т  1 8 0 9 8 - 7 9 *

Г О С Т  8 7 3 5 - 7 5 *

Г О С Т  0 1 7 - 7 Г

Г О С Т  8 7 3 3 - 7 V

Г О С Т  1 2 8 2 0 - 8 0 *

Г О С Т  1 5 1 8 0 - 7 0

Металлические к о н с тр у к ц и и

Канистры стальные а л  я горю чего

Краны пробковые проходные саль

НИК08ЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ И МУФТОВЫЕ

КИЕ УСЛОВИЯ.

НОВЫЕ ЛАТУННЫЕ НА Рч=1МПА.

НЫМ ШПИНАЕЛЕМ СТАЛЬНЫЕ НА

ДЕФОРМИРОВАННЫЕ И ТЕПЛОАЕФОРМИ•

А-1фу-*оов25.вбмЭА-СО
НМ-300-325М 0.1, ЗА КМ

Л-Ш/-30О-Э25.8С Э Д Н 1

9 Д Н 2

З А Н З

Э Д Н 5

Э А Н 5

Наименование

ТОПЛИВНЫХ БАКОВ.

И МАСЕЛ.

ЧУГУННЫЕ НА Р У - 1  М П а . Тех н и ч ес -

КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ С А ЛЬНИ-

Тех н и ч е с к и е  условия.
Задвиж ки  клиновые с вы авиж -

Р у = 1,6  М П а . Те х н и ч е с к и е  у с л о в и я

К о ш к и  с ручны м  приводом. Т и п ы .

Основные параметры  и размеры .
Рукава резиновые напорные с текс

ТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ. ТЕХНИЧЕСКИЕ

УСЛОВИЯ.
Тр уб ы  м едн ы е  . Те х н и ч е с к и е  условия.

Трубы стальные бесшовные холодно

рованные. Технические требования.
Сортам ент.
?лан цы  стальны е плоские привар-

НЫЕ НА Р у  о т  0 ,1  д о  2 , 5  М П а . К о н 

струкци я  И РАЗМЕРЫ.

Прокладки  плоские э л а с т и ч н ы е .
Ра з м е р ы .

П р и л а г а е м ы е  а р к у  м е н т ы

Сп е ц и ф и к а ц и я  о б о р у д о в а н и я

В е д о м о с т ь  п о т р е б н о с т и

в м а т е р и а л а х .

Ба ч о к  с ли в н о й

П о д в е с к а  п р о с та я  д л я

т р у б о п р о в о д а  .

Я щ и к  д л я  ПЕСКА

Шк а ф  для  ак к ум уляторны х

БA TАРЕИ
К9НД ЕНСА TQ СБОР НИК ВЫХЛОПНО

ГО ТРУБОПРОВОДА

зг

Общие указания

1. Трубопроводы  АЗС запроектированы  согласно и н с тр ук ц и и  СН,527-80
2. Монтаж  и  прием ку трубопроводов производить согласно  

СНИП
3. Трубопровод ы  топлива  и  масла  прокладывать с укл о н о м  

ь = 9 ,0 2  в с т о р о н у  д в и ж е н и я  с р е д ы ;  выхлопной трубопровод  
с уклоном  ь = 0,02 в с то р о н у  противополож ную  д в и ж е н и ю  
отраб о тан н ы х  г а з о в .

5. У з л ы  ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ ЧЕРЕЗ СТЕНЫ ДАНЫ В 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ части пр о ек та .
5. Выхлопной трубопровод  в п р е д е л а х  п о м е щ ен и я  А З С

ТЕПЛОИЗОЛИРОВАТЬ. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ ВЫПОЛНИТЬ В СООТВЕТСТВИИ
с листом $А-5. П е р ед  и з о л я ц и ей  трубопровод о крас и ть
ЖАРОСТОЙКОЙ ЗМАЛЬЮ КО-818 ЗА ДВА РАЗА.

6. Трубопроводы  т о п л и в а f м а с л а , воды и  п а р а  п о к р а с и т ь  
эмалью  Х С - 7 1 7  ЗА ТРИ р а з а .

7. Трубо п ро во д ы  т о п л и в а , м а с л а , воды  и  п а р а  п р о к л а д ы в а  
ются в к а н а л а х  и  ч а с т и ч н о  по  с т е н а м .

8. Ого л о в о к  в ы хлопны х  га з о в  о т  д и з е л я  за п р е д е л а м и  
у б е ж и щ а  д о л ж е н  р ас п о л агатьс я  н е  б л и ж е  10 м  о т
ВОЗАУХОЗАБОРОВ ЧИСТОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ И ФИЛЬТРО ВЕНТИЛЯ Ц И  И.

9. П ро п ус к  выхлопного тр уб о п р о в о д а  ч е р е з  о гр а ж д а ю щ и е
КОНСТРУКЦИИ ВЫПОЛНЕН в ЗАКЛАДНОЙ ДЕТАЛИ A7HPXU К Ж j 
В Г Р У Н Т Е 'С  ПРОПУСКОМ ЧЕРЕЗ ЗАКЛАДНУЮ ТРУБУ 159*5.

Привязан

И, III, IV - 300 - 325.86 э д

Склад материалов 
подвале инженерного корпуса

Общ и е  д а н н ы е

Стадия

РП
Лист

1

Листов

ГО С С ТР О Й  СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волж ское отделени е

сф 757-03 33
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Сп е ц и ф и к а ц и я  оборудования

М а р к а
п о з . О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е К о л , М а с с а

,.ед .к г .
П р и м е  -  
ч ан и е

/ Т У  24-06-385-8'! МИЗЕЛЬ ~ ОЛЕК ТРИ ЧЕС -

КИЙ АГРЕГАТДГМА25М1

-3 , №27.5КВТ, СТАСОВ,

1= 45 А / т о

2 С УЗЛОМ ОХЛАЖДЕНИЯ /
3 ГОСТ Н О 5 S 2 бидон СТАЛЬНОЙ ДЛЯ

МАСЛА V-20A 1

4 07300-1 Ба к  д л я  то п л и в а

5-0500 000 РАЗМЕРОМ 1000*700*
4935(И ) ,  17=0,6 м 3 1 355

5 НфУ-300-Ъ25Я6 ЭДН-1 С ли вной  б а ч о к

РАЗМЕРОМ 350*210*

* fS O (/i), V* SA 1 6,6

В Т У  2 6 -0 6 -6 9 3 -7 3 Насос р уч н о й  порш -
НЕВОЙ Б К Ф - 4

М а р к а  
л о з .  < О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е К о л . М а с с а

е д .к г .
П р и м е  -  
ч а н и е

ПРОИЗВОЛ и  ТЕЛ ЬНОС ТЬ

ЗА ДВОЙНОЙ ХОД 1МЛ / 23
__7 A4],iTl,iy-3Q0-325.86 ЭДН-3 Я щ и к  ДЛЯ ПЕСКА
___ РАЗМЕРОМ 1000*600*555 1 55

8 A-IJ,МДУ-300-325.86 ЭДН-5 Кона у  пса  тосборнпк

ВЫХЛОПНОГО ГРУ60ПРО-

ВОДА 4  5 80 1 36.0

9 (У-300-32585 ЭДН-У Шк а ф  д л я  а к к у м у -
ЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

РАЗМЕРОМ 600*350*1000 1 *5
10 30с 41 m l  (ЗКЛ2-16! Задвижка клиновая

Г О С Т  1 0 1 9 4 -7 8 глянцевая  Ач 100 1 52
11 ОП-ЗОЬА П ред охрани гель о г -

HEBOU Ду so 1 43

План

приток 13 iy

План фундамента под
ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР 

520 6 30 69 0 300

Ра з р е з ы  14- -3 -3  л и с т  3.

Ра з м е р ы  & с к о в к а х  д а н ы  д л я  1,2 к л и м а т и ч е с к и х  з о н .

Тр уб о п р о в о д  о т  а к к у м у л я т о р н о го  ш к л -  
'ф а  п р !щ Т ьГв а е  тс я по ГЕН п л а н у

О ГОЛ О ВОК ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ 
ПРИ ВЯЗ ЫВА £  Т с Т  ПО ГЕНПЛ АНЧ

М а р х а
л о з .

О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е К о л . М а с с а
е д .к г . П р и м е  *■ 

ч а н и е

12 А ’[1,фд/-300-326.86 ЭДН2 Подвеска простая  д л я

ТРУБОПРОВОДА 076*3,5
L =1000 2 3.5

13 ГО СТ 7276-77 Огн е т у ш и т е л ь  у г л е -

к и с л о тн ы й  0У-8П 2 20

1h Огн е т у ш и т е л ь  порош-

ковый ОП-5 2 13

15 106 19 бк 1 Кран  пробно- спускной

ГОСТ 22595-77* САЛЬНИКОВЫЙ С ПРЯМЫМ

СПУСКОМ И НИППЕЛЕМ
- 19 ю 1 0,34

16 114 8вк Кран пробковый про-
ГОСТ 19 т -73 ходной фланцевы й

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ А 1 Ж _ 2 3¥
17 А *  40 2 7,3
18 \ 1А ГОСТ 9 7'63 Кошка р у ч н а я , гр у з у -

подъем пястью /т 1 Н о

A - II, III, IV - 300 - 325.86 ЭД
ТИП Шеаудько
Нач.отд. КОЛОСОВ

Привязан Тл.слец. Ав д е е в а S/frau•
Склад материалов 

в подвале инженерного корпуса

Стадия Лист Листоа
Рух.гр Панч енко 1 -

РП 1Ст.инж. Щерб и н и н
Исполн. Кул ь к и  на te-A Пл а н  на о гм . -5700, (А  60о)  

Сп е ц и ф и к а ц и я  оборудования.

ГО С С ТР О Й  С С С Р

Г О С Х И М П Р О Е К Т
В о лж ск о е  о тд е ле н и е

Провер. Панч енко Ш ,
Ина. № Н.контр. А в д еев а
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Р а з р е з  И  Р а з р е з  Q - q А-А

-1.700 -1.900

0

6000

----------~ j 1—
А - 11, 111, IV -  300 - 325.86 ЭД

Нач.отд. Колосов ж * г
Привязан Гп.спец. Авдеева *

Склад материалов 
в подвале инженерного корпуса

Стадия Лист Листов
Рук.гр Панч енко

V - РП 3Ст.инж. Щербинина
Испопн. Кчлькина ' ^ Р П Ра з р е з ы  Н , 2-2, 3-3. 

Се ч е н и я  А-А, В~Ь.

ГО С С ТР О Й  СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

Провер. Панченко . Ж-Айлх-а
Иив.№ Н.контр. Авдеева \ г

СФ 747-03 3 5
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ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ СЕТКА П Л Е Т Е Н А Я  С

Те х н и ч е с к и е  у с л о в и я  н а  и з г о т о в л е н и е  
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ.

1. Окрасить в ы х л о п н у ю  т р у б у  ж а р о с т о й к о й  эмалью  К0-81В два р а з а .
2. О б е р н у т ь  в а т о й  м и н е р а л ь н о й. То л щ и н а  слоя  б е р е т с я  и з  п р и в е д е н 

ной т а б л и ц ы  в з а в и с и м о с т и  о т  д и а м е т р а  т р у б .
Д Ва т у  м и н е р а л ь н у ю  з а к р е п и т ь  к о л ь ц а м и  и з  п р о в о л о к и  * 1 м м  ч е р е з  

к а ж д ы е  100 м м .

f П о в е р х  в а ты  м и н е р а л ь н о й  у с т а н а в л и в а е т с я  м е т а л л и ч е с к а я  п л е 
т е н а я  СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ММ С ЯЧЕЙКАМИ 10*10 ММ

5. В д о л ь  и  п о п е р е к  с е т к а  п р о ш и в а е т с я  п р о в о л о к о й  4 1 м м  с ш а г о м  
п р о ш и в к и  20-30 мм.

В. По с е т к е  н а н о с и т с я  слой ш т у к а т у р к и  из а с б о ц е м е н т а . Со с т а в  
ш т у к а т у р к и  по в е с у :  ц е м е н т а , а с б е с т а, воды, в с о о т н о ш ен и и  1 ,2 -0 ,3 4 .

7. И з о л я ц и ю  о к л е и т ь  с т е к л о т к а н ь ю  в 1 с л о й .

У с т а н о в к а  н а с о с а  5 К Ф - 4

J6

Ра з м е р ы  А ,Б  с м . ч е р т е ж и  К Ж

Ко ли чес тво МАТЕРИАЛОВ НА 1 П.М.

ЛИАМЕТР Конструкция Объем работ Эмаль Ва та Се т к а П р о в о л о  Ш  ТУ КАТ. Стекло
ТРУБ И З О Л Я Ц И И (НА 1 П. М.) К О - 8 1 8 минер. плетен. к а  Ф1мм АСБОЦЕМ т к а н ь

( к г ) ( к г ) ( м ‘ ) ( к г ) (КГ) (кг)
А у А н Толщина

слоя
Нарчж. d 
изо/циии

Объем
изоляции

П о в е р х н .
изоляции Т Ч 6 - 1 0 - гост гост гост Толщина гост

(МП) ( М П ) (мм) (ММ) ( М 3) ( M V 9 5 9 - 7 5 т о -7 6 5336-80 3282-74 слоя 10пп 8 4 8 1 - 7 5
$5 70 $5 2 0 0 0 ,0 2 7 5 0 ,6 2 8 0 ,113 5,30 0 ,5 10 0,106 2,90 0,60

70 76 70 и в 0,0322 0,678 0,125 6,65 0,580 0,133 3,75 0 ,6 6

В О 89 70 230 0,0353 0,720 0,137 8 ,0 0 0,650 0,160 4 ,6 0 0,72

А - II, III, IV - 300 - 325.86 ЭД

Нач.отд. Колосов f f l t
Привязан Гл.спец. Авдеева Склад материалов 

в подвале инженерного корпуса

Стадия Лист Листов

РП 5Рук-гр Панченко j'шшТГ
Ст.инж. Щербинин ЧДч*
Исполн. Куль  кина /ся4> Установка насоса 5КФ ~ ч . 

Теплоизоляция трубопроводов .

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

Провер. Панченко
Авдеева

с ф  1* п - о ъ  3 1
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A - II, Hi, IV - 300 - 325.86

C m л д  м л  т e p u s ?/7 0 s  s  п о д  в  е л е  

и н ж е н е р н о г о  н о р п у с л

А ль в  our 3  v e e r s /

Э с /ги з н б /е  черт еж и о ещ и х  в и д о в  

чет ипозь/х  /го н с г р у н ц и и  д и з е л ь н о й  

э л е  и г р  о  о т лн ди и

Инв.№

Привязан

Р
V*

-■ й
т

to

о
*

а
ЬоОо

1 
^

1___

<5j,

1- - -

1 Д Г  V  
1u  q

§

м
260

4

Техническое херлнтеристим

I

з
с

I
5

Слоеной вечен преднлзнечен дне приеме от нееелиел  
дизельного толлиее и  месле.

Z Овьем 2л.
I Геверитнь/е резм ври: длине 2 2  О мм

ширине /20 м м  
вшоте 220мм.

4. Sec 6т2нг
3. Сливной вечен лредогеоллег совой 

свярнум мвтлллиуеспу/о нонстру/гцию.

_/Л / 1
Нач.отд. Колосов \ $ У Л /
Г л.спец. ЯВ&ЕЕВЯ 1
Рук.гр Пенчснко ф а ( $
Ст.инж. Щереннннр t e e m
Исполн. ЯЩХиЛМЗА щ щ
Провор. Пенчснко ^ /и Ш
Н.контр. j ЯЗДЕЕЛЛ

А  -  I I , i l l ,  I V  - 3 0 0 -  3 2 5 . 8 6 Э Д Н  4

Бечон сливной
Г О С Х И М П Р О Е К Т
Волжское отделение

о
2

= f

к

р 
t* 
О 

■ 4 
Р*

К»

» х  <

I  $
г  5

Привязан

Инв. Ns

Стадия Лист Листов
/

ГО С С ТР О Й  С С С Р

£
1ЛСМ
«7
S

ОвознечЕние Нлим еновение Примечание

Д-11 ш, Гу -Ъ00-325.8б 9ДН1 Б.ЛЧОН с л и в н о й

Э А Н 2 П о д в е с и л  п р о с т р и  д л я

т р ч в о п р о в о д л

9ДНЪ Я щ ик д л я  п е сн е

3 & Н 4 Ш ке?  д л я  е н н ум уля го р н ь /х

6 л  т е  р е й

9 A H S КонденслтосЕОрник выхлопного

трубопроводе.

Привязан

H h b .N s

5 2 5 . 8 6  Э Д ННач.отд КОЛОСОВ I t ;  А - I I , in, iv  - з о о -J
Г л.спец. еедЕЕВе
Рук.гр Л  ел ЧЕРНО - Стадия Лист Листов

Ст.инж. ЩЕРвинине /
Исполн. Ледришзе т/Нл/нДХ С о д е я ж е н и е Г О С С Т Р О Й  С С С Р

Г О С Х И М П Р О Е К Т
Волжское отделение

Провер. Пянченко

Н.контр. ЛВДЕЕЗЛ /?<№*/,

2 -
я  Р
« г  Н
1  0 <  4
н  3*

Ю

Те хн и ч е с н е л е е р е н те е и сти н е

/. //одвеске л е о с ге л  д л я  т р ч в о л р о з о д л  

Л у 65 (76 x2 ,5 ) н osPBHPs/ruHt 
Ве с  п о д  в е с н у  2 ,2 н г  

Д опустим ее н е гр у з н л  4 2 6нт

Нач.отд. К о л о с о в м , & ■—

Г л.спец. ДВДЕЕВЯ ш т
Рук-гр ПЛНЧЕНН0 1л Ш с и
Ст.инж. Шервннннл у м '
Исполн. д нд рияноы ж
Провер. ПЯНЧЕНКО

I Н. контр. Лз д е е в л

Привязан

Инв,№

А - I I  ,111, IV -300-325.86 ЭДН 2

Бод весне п р о с т о я  

для трубопроводе

Стадия Лист Листов

ГО С С ТР О Й  С С С Р

Г О С Х И М П Р О Е К Т
Волжсхое отделение

•N
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T 4
Т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а

1. ГА Б А РИ ТН Ы Е  Р А З  M E  P i/  :  Д Л И Н А  8 0 0 м м

ШИРИНА 3 5 0 м м  
8 i f С 07А / 0 0 0 м м

2. 8  Е С  4 5  к г

3. В  ВЕРХНИХ и  НИЖ НИХ ЧАСТЯХ Ш К А Ф А  П Р Е Д  У СМОТРЕ ГР  

ж а а ю з и й н ш  РЕШ ЕТКИ.

ЙЗЧ.ОТД. Колосов
Г  л.спец. АВДЕЕВА /М/ыч,

к —

Рук.гр ПАНЧЕНКО С П Ш
Ст.инж. ЩЕРЕИНННЯ U aiLL, >
Исполн. ВЛЛРИЛНОВН
Провер. Панчелко
Н.контр. АВДЕЕВА

Привязан

Инв, Ns

А - II, III, IV - 300 - 325.86 ЭДН Ч

Ш к а ф  д л я  а к к у м у л я т о р н ы х  

Б А Т А Р Е Й

Стадия Лист Листов

ГО С С ТР О Й  СС СР

Г О С Х И М Г 1 Р О Е К Т
Волжское отделение

С

I

то - /

J S Z Z 3 L JE Z U L

I

- Л

Вид А

555
----------- X

Техническан характеристика

/. Емкость О,/Ом 3
2. /аеаритнь/е размерь/ : длина /000мм

ширина £55 мм
, ЕЬ/СОТА 500мм
в. Вес 55 к г

Н ач .о тд . КОЛОСОВ Т у/  Ц-
Г  л х л е ц . АВДЕЕВА ►
Р у к г р ПАНЧЕНКО
С т .и н ж . ЩЕРБИНИНЯ и  ,
Й сп о лн . Вндрианова
П р о в е р . Панченко
Н ж о н тр . Авдеева L

Привязан

Инв, Ns

А-I I ,  III, I V -300-325.86 ЭДНЗ

Я щ и к  д л я  л е с к а

Стадия Лист Листов

Г О С С ТР О Й  С С С Р

Г О С Х И М П Р О Е К Т
Волжское отделение

3
§
2О
2
—"  V
Z- к

?  г

С Я К / у  1 5 .

Те х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а

/. КОНДЕНСАТОСЕОРНИК ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КОНДЕНСАТА ОТ 

ВШ ЛОПНШ  ГАЗОВ ДИЗЕЛЯ.

2. ГАБАРИТНЫЕ РАЗ М Е РИ / ДИАМЕТР 5 у  0 0  ;  ВЫ СО ТА 5 0 0 М М

3. Ве с  35  к г

4 5 ОНДЕНСАТ0CS0PHHK ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СВАРНУЮ  М ЕТАЛЛИ ЧЕСКУЮ

КОНСТРУКЦИЮ .

5. /СйНДЕНСА7ОСЕОРНИК ЛЬ/ЛОЛНЕН ИЗ ГРУБ АО 5 О С Т  0 7 3 4  -  7 5  *

П р и в я за н

Инв.Ыя

А  - II, III, IV - 3 0 0  - 325 .86  Э Д Н  5

П р о в е р . ШТШкДанченко
н .к о н тр . t Авдеева  \/Щ я Х  1

/СОНДЕНСАТОСЕОРННК 
ВЫХЛОПНОГО ГРЧЕОПРОВОДА.

ШЯ7~ШГ

Стадия Лист Листов

/

ГО С С ТР О Й  С С С Р

Г О С Х И М П Р О Е К Т
Волжское отделение |

Q«s
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Ведомость чертежей
о с н о в н о го  к о м я л  е к г а

Аист Наименование Примечание

- / Общие данные
/ 7 л я 3  Я Л . л  Г  А / . -  %  7 0 0  б #  5  О  о) .

j
Установка лифта /грузового выжимного 
боо/о, 5. Данные для заказа лифта.

4 Настил

б Настил

В е до м о сть  ее/>/л о ч // ь/к // я р и л  а,г'а елтмк документов

Обозначение Наименование Примечание

НШУ-МО-Жвб-ТХСО Спецификация оборудования

1. Исходные данные для проектирования приведены 
в общей пояснительной записке А~й Ш ,& -500-325\86-TX/I3 
альбом /.

г  С к/ад предназначен для -гранения сгораемых и  
несгораемых материалов в сгораемой упаковке по
номенклатуре относящейся к 6 ,6  группе по таблице 
в,С//ц02М09-в?йинструкция по проектированию уста 
новок автоматического пожаротушения

Хранение материалов возможно только в осях 
/~5; б~ в ) высота хранения /, 77м.

Хранение материалов 6 тамбуре запрещается.
3 В  основу механизаиии погрузочно -разгрузочных а  

транспортно- складских работ на складе материалов 
принят метод транспортирования и хранения 
грузов 3 таре ящичной / “/ -6 0 -4 0 -4 0 -О,/
ГОСТ /488/- 74 и таре пластмассовой /~б0~40р84 
ГОСТ 23753 -  77. Хранение материалов 3 ящичной 
таре - штабельное , б таре пластмассовой -  стеллажное.

Проект разработан 6 соответствии с 
действующими нормами и  правилами и  
предусматривает мероприятия обеспечива
ющие пожарную безопасность при экспли- 
атации сооружения.
Главный инженер проекта ИМ. Петруня.

Емкость склада и погребное количество 
погрузочно- разгрузочных механизмов

уу
п/п

Наименование Гд.изм. Кол-во

1 Срок хранения материалов дней /в

/
Количество тары ящичной шт 532
и тары пластмассовой П сит 80

J

Грузоподъемность тары с учетом 
коэффициента использования 
тары ящичной у  -0,33- /00 кг 33
тары пластмассовой у  а 0,9 -’50 ке 46

4
Емкость склада 

W* п ? т 53

Среднесуточный грузооборот, т 5,38

б
в том числе: 

— прибытие; Т 8,34
— отправление. т 2,94

6
Грузооборот склада 

qa/т  • 232 т /482

Часовая производительность '•

-  лифта грузового выжимного; т/ ч it, 7

7 -  тележки грузовой на погрузке -  
-разгрузке автотранспорта; т/ч М 3

-  тележки грузовой на внутри-  
складской грузопереработке. т/ч 1,37

9
Принятое количество:

— лифтов грузовых выжимных; шт /
— тележек грузовых. шт 2

о

Время, затрачиваемое на 
переработку груза : 
-лиф том  / грузовым; ч/смену 0,5

У -  тележкой грузовой на погрузке - 
-разгрузке автотранспорта; ч/смену 2,42

— тележкой грузовой на внутри- 
складской ерузо пер сработке. Ч/смену 3,14

вводные техника -  зкономические 
показатели склада

На/
п/п

Наим е нование Ед.
изм.

Кол-во

1 Площ адь склада м* /24

2 Коэффициент использования площади 0,37

5 Коэффициент использования объема 0,29

4 Штат производственных рабочих чел 2

5 Производительность труда Т'//ел.год 74/
6 Уровень механизации у. 87

О д щ и . е  у к а з а н и я  

Приведенные показатели в  таблицах 

позволяют сделать вывод, что вследствие не

значительной загрузки грузовых тележек в 

складе , в свободное время они могут быть 

использованы на основном производстве, обслужи

ваемом данным складом.

Привязан

инд-м*

А - I I ,  III, I V - 3 0 0 - 3 2 5 . 8 6  Т Х

run /lerpt/ня Склад материалов в 
подвале инженерного 

корписа

Стадиялист Листов
Начогд Еремин

рп 1 SНконтр Пе труня
Рук. ОЙ Ниленко 4,х5*<л̂ ?----

Общие данные
Госетров СССР 

ПРОМТРАНСШИПРОЕК Т 
Киевское отделение

Стинж. Сиренко ■
Т7\---Г

Инжен. © 1 § Ж СФ 747'03 40
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План на отм. -4.700 (-4.6001

а>

<8>

а - 1

> 4

Марка,
ПОЗ Обозначение Наименование Пол. Масса 

её, кг Лримеч.

1 ГОСТ 13415-67
Лиф г  грозовой 
быжимнои г/п 600кг. /

/ ГОСТ 10647-67 Тележ ки J/ / /го
/ ГОСТ /4661- 74 Тара 7-1-60-40-40-0,1 536

4 ГОСТ 66756- 77 Тара 1-60-40-64 -4,65 60

5 ГЛ А 'Л , /_?, О -зоо-м ш -тх 
ли с т 4 Н а с ти л г

6 AUCT J Н а с ти л 5

7 охвп - ю 
ту- гг-47го-so

Огнетушитель химичес
кий Воздушно- пенный. 1

\

А -  II, ill, IV - 300 - 325.86 ТХ

Привязан
Склад материал об б  лодоа- 

ле  инженерного 
корпуса

Стадия Лист Листов
run Петруня Р гj Пач.отд. Гремин 'Utp-. ' _

Н КОНТР.Петриня Г-\ /7̂ 37// //Л О Л А?т Госстрой СССР 
П Р О М Т Р / Ш Ш Ш Х Т  

Киевское отделение
Рок. За Биленко '/pJlI-sJLI

Он 6. / 0 Ст.ин Ж Сиренко
сФ 141-03 41
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Данные для заказа ла ср та .

Позиции /, /, 3,167 16 заполняю тся заказчиком.

Схема расположения проем об 
для дверей шахты лифтов

~ж~

1.
Наименование, адрес и 
телефон заказчика

г.
Реквизиты грузополучателя 
(почтовые, телеграфные, отгрузочные)

j.
Назначение здания, в котором 
устанавливается лифт и его 
почтовый адрес.

4. Номера прилагаемых чертежей

5 Назначение лифта Грузовой выжимной

6
Грузоподъемность лифта 
в ке, скорость в м/с.

9 -6 0 0
Г - 0 , 6

7 Высота подъема кабины дм 4 ,6 5

в
Размеры кабины 
(ш ирина, высота, глубина)

Ю0.0* /500*6000

9
Требуется ли выход из каба
ны о две противоположные стороны требуется

10 Количество дверей ш ахты £

11 Количество остановок кабины •
/остановка на отм. - 4. 700 

^  Постановка на отм.-0.050

К
Напряжение на клеммах 
электродвигателя 360 6

13 Система управления
Кнопочная внутренняя с про- 
бодником с сигнальным оь/зо- 
вом кабины с любого этажа

74 Режим работы лифта 60 вклу/ч.

15
Требуется ли  оборудование для 
диспетчерского управления —

16
Пиело заказываемых лиф тов  
одинаковой характеристика

/7
Место расположения 
ш ахты  лиф та вне здания

1в
Желательный срок поставки 

( год, к  вар та л J

отм. низа перекрытия 
над ш а х  тоCi.

/ост. на отм. -  4.700

ш

727////////////}

I |

!Щ
0  и
'i х
Ф . г
1 |

1 
I
I
I
%
Г
г
с

/  ост. на отм. -0 ,0 5 0

х

т т м я ш

~б, 160 отм. приямка

..ЧГ-

Проект строительной части лиф  тобой 

устанобки выполнен 6 соответствии с ГОСТ /3415 ~67 

„ //афты грузовые выжимные * альбомом заданий на

проектирование строительной части лифтовых 

установок Г Г - в  0 7 -  0 0 1 .

А - И, III, IV - 300 - 325.86 ТХ

Склад материалов 5 
подвале инженерного 

корпнса
Установка лифта гро
зового выжимного 300/0,3. 
Данные для заказа лифта.

Р
Госстрой СССР 

ПРОМТРАНСШПРСЕКТ 
Киевское отделение

Сф 74?-03 42
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Привязан tun Петрцня Склад материалов в  
подвале инженерного корпуса.

СтадииЛист Листов
НачатаЕремин

р 5I Петруня
°ук.бр. Биленко,

Н астил
Госстрое БССР 

П Р О М Т Р А Н С Н И И П Р О Е К Т

Киевское отделение
Ст.инж. Сиренко

инв //= инжен. шватеедй
Сф 11)1-03 П1/
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта Спщ

Лист Наименование Примечание

/. Общие данные
. 2 План на от и- 9,700(9,600) Разрез / -/

Узел / Сечение г -2
.3 Схема электрическая принципиальная включения

устройство У/. Схема электрическая подкин? -
Ченио {начала)

. 9 Схема электрическая принципиальная включения
Приемной станции ПС/. Схема электрическая лоЗкп/о-
йеной f  продолжение)

5 Схема электрическая принципиальная СвР. Веема
электрическая подключений Токончание)--t----------------------------
Табельный Журнал.

6 План на о тм .-9.700 {у5 0 о). Проходная
Вид / - /

Обозначение Наименование Рриме/ак

Серия //26.S08-7 Типовые Узлы крепления лпруболро-
Ьодов установок автпмотичес- _____-
кого пожаротушения _

5. 907-// Заземление и зануление____
электроустановок ___ _

Прилагаемые документы ________
__

ЯжйзоО'325-м emf-oo.es кронштейн для установки
п уль та  ппс-/

Й’Щд'300-32£.8£ /пято. Установка извещателя £/Дф-/н _
РШРэм-згэж Ш.со Спецификация оборудования
й-ЩР-зоо-згзж лжем Ведомость потребности 6 материалах

Условные Обозначения и изображения

Обозначение

Наим енование На планах На разрезах 
и схемах

Оросителе порошковый струйный - о -
----- х —

и
Сигнализатор давления 
универсальный о ду 1— п С*Н

извещ атель пожарный дымовой 
/фотоэлектрический В  ///

Опуски и подоены трубопроводов
Ст./нЯ*/

и . Г

Таблица основных показат елей автоматической установки порошкового пожаротушения

Наименование
защищаемых
помещений

Защи
щае
мый
объем,

H J

Рабо-
чий
газ

Огнету
шащее
вещест

во

||
|

1
1 Пожарное оборудование

Огнетуши
тели

Расль/
тело

ли- L/збещатели

Тир Кол.
Ш/Р

Тип Кал.
шп/

Тип ЬЛАов.
<ежя
iOHUtS

вол.
Ш/Я.

Дизельная /90
УглСкчс.
лый
газ
гоегто
-76

Порошок
П9>

Установка
локального
порошковом
ложаротуше

опл-/оо / Опс 9 237 72 г

С к щ и г  

Вм есто

возможно применение 
ка /7СВ-3 ГУ  б -/3-/33 - 73 
чес/лбе /90к г  ш и  порошка 
Лирант -  ргуб -08-530 -85 б  
Количестве /9О кг f  запасы,
зервный и нс

Ведомость ссьмочнь/х и прилагаемых документов*

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

ocres339-#f Установки пожаротушения
автоматические и установки
пожаонои, охп а иной и охранно-
пожарной сигнализации.
Обозначения Условные графи-
ческие элементов установок.

ВСН 389-85 I11

нии электротехнической рабочей.. "' --г-------- /=----
документации для промышленного
строитель а тв а

Типовой проект выполнен в соответствии с дейст
вующими нормами и правилами и с учетом требований 
безопасности эксплуатации установки в условиях 
Взрывоопасного и пожароопасного производство. 
Главный инженер п р о е к /б а ^С ^~ н .п . Леленчук.

Таблица основных показателей установки 
пожарной сигнализации

Наименование вид Защи-  
щоеная

Извещатель Приемная сГагн- J ция
дстрьОстЗа
прОмежу-точнаезащищаемых

помещений /ш площадь
Мд Тип Кен.

шт Тип Кал.
шг Тип K04.t

шт
центральти инстру 

нения проделипоо
| |
3 .!

/ев 8 П П М / ППКУ-/н /

Дизельная Р 7,9 2

у  кн 35 н н я

порошка п<р ТУ5 - /8- /56-79 

порой/- 
бколи-

р е -

Привязан

ШбД

///, /А -  3 0 0  ~32S.SC л щЧ.ттР Тейко 3 S 7
ТИП Меленччк«
Начотд. Кизшаё —
Ь. спец. Сбяткина ШсГ, Склад материалов в 

подвале инженерного 
корпуса

Стадия Лист Листов
ГХспец, ОлЬнева РП / SНач.сеа. Гринько
8ед.шжКарпов

Общие данные
гпн

,, Спеца Стона тикцv 
г  Ростов-на-Дону

8е&шж В саков а ̂
Шх&ер Л///ЧН0 ш .

сФм/7-оз 45Копировал Федоренко Формат/!?
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/7/\с?н на от/-;. -  ^  T-oo ( -  4} 6 0 0 )

Разрез /-/
Сечение £-£

Лри/яЗаН

ш зн*

С  п р  у  н  <p и  к  я  ц н  я Я  S7 Н Л7 У  Я  Г  0 4

Марка; 

Раз. Обозна  у  е ни е Найне но Зание кол.
Масса 
edy кг

Р7, ' w ~ „

9а>ие

г о с т  з г е г  -  /о Трупы стальные

ЗоОаеазопробоОНб/с

/Уле, 8 3 /./60

го  г г, у г /300

гу х у .г /0 г, /го

6 т у  г г - з г / / - г г Огнетушитель /юротобб/и

ар/попатическиб, ОЛР ■ /09 / /9о К  он/?л.

7 My/pma nod 649 г о,озг

Серия P s 5. SOS-7 ЛобРеска Оля крепления грнь

ЯЛУ /ЗУ/ ОС Б колитам перекрытия

8 ЯЛУ /39/0 4 н  Л 9-.. JO 8 0J09

Серия Я - 9. 90р~/ Лоббес/са Оля крепления труп

ЯЛУ 77/9 ОСБ 4н 78... 8Укплитам перекрытия

9 ЯЛУ 14/3.0 Ал  73 г ао/з

Г9 6 -/3 -/З У-7 9 Огнетуи/ащиО порошок Лф

РерерЗный запас /го

Запас на испытание /го

ГОСГ 8030-73. Углекислый газ 90е

РезерЗнЫй запас 9,8

Запас на испь/тание 9,8
__________ 11_______

7. 3 скобках бонь/ отметки бля Я- Р[} [?■
С. Распылители ОЛСи озЗесратели, устанобленяв/е 3 duaetAHOd, 

Злобят & Канал ект ОЛЯ- /оо.

Иконгр.

Hav. ord.
Глсрец.
Нау. СЕКТ.

ЛопаЭ
[УП МеленЧУК

Ки зилов
С& яткит
ЯегегоГЬ

0е9. инж. Кар по 6 ; г'/рсН/̂
Шженщ ufe/пинина

ê S > .

СЩРЯ-

А - II, III, IV - 300 - 325.86 А ПЖ

Склаб Матери ало 6  6 nod- 
Зале инженерного корпуса

С/пабия

Слан на о/т -  % 700(- 9 зоо) 
Разрез /-/•  УзелГ.Стние гг

РЯ
Лист Листал

гаи
„ Cneya&/nortamu/ca"
г  РошоК -на -Логу

сф П4Ф03 46 

рапироЗал ро/гаГо Sr/___________________ р др н а т /7Р



\Щ
£л

/2
лс

дл
. ]/

?с
дл

ис
ь и

 Ge
m#

 \&
3<

г*.
 v*

S*
A



Ти
по

во
й 

пр
ое

кт
 А

-ll
, I

II,
 IV

-3
00

-3
25

.8
6

4?

I

*

Л С 1
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X .
Л f п г

Кенг. Цепь

’

Цепь Комт.

1 /
2 ЯСЛГ / Сигм линб Р
В я с л т з Сиен. Au/f.2 3

Л псп то Сигнлин.2 ч

S л е п т з Сигм линЗ в

6 JC / 7 7 3 Сигн.лин.3 У

7 ЛСЛТЧ СигнлинЧ 7

8 /ГСЛТЧ Сигн.линр 3

9 л е п т у Сигн.лин.В 9

ГО л е п т у Сигм лам В /О

f f л е п т у СигмлимУ н

fa Л е п т у Сигн.лин.С fa

f3 АСПТ7 СигнлинГ fs

/ ч 4СПТ7 Сигнлон.7 1 9

fS О С Л Т Т Сиен а  ин. В f s

1 8 л е л гз Сигм лин.8 /8

1 7 Д С Л 73 Сигн.линЭ

СигнлинЭ 718 А С П 7 Э

/У л е л г / о Сигнлин.ТО 79

2 0 АСЛГЮ Сигмлинф a o

2 / Земля Сигн.лин. 2 f

2 2 внимание Z 2

2 3 -293 Требога 2 3

2 4 + гч в Требога 2 9

a s Л С 7 7 7 / Внимание 2 У

2 S - г г о в Внимание 2 8

2 7 - г г о & Внимание 2 7

2 8 2 8

Схема элекггричеекая принципиально# включения 
п р и е м н о й  с та н ц и и  ЛС/

Центрам? 
ныо ин
струмент 
полный 
склад и 

АЭС

пег

центром 
МЫ О инструментам 
ныО склад 

АЭС

Повреждение 
линии У /

Леек уста
новки

Отключен
рабочий

ббод Н -
м
А/

ш ---------- 7 !Г
K$Hl Цепь цепь шг
f f
г л е п т  Г Сигм AUH.f 2
3 л е п т  г Сигм 4UH. 3 3
4 лепта Сигм, лиn.Z У
5 лелтз Сигм лшЗ S
6 ЛСПТЗ Сигм ли м3 8
7 л е л тч ?игн. лимЛ 7
8 лепт у Сигм лом. У 8
9 л е п т s Ci-гм. л им. 5 9
fQ лепт у Сигн.лин.5 /О
if лепт л Сигн. Айн.€ ff
73 ле п те Сигм.Аин.е ГР
Q ле п т 7 Сигм.лин7 ГЗ
19 лепт 7 Сигн.лин.7 ГУ
iS ЛСПТ л Сигм. лим. 8 ГУ
f€ л е п т 8 Сигн.лин.8 1€
17 ле п т 9 сигм лиг У Г7
18 ЛСЛ7 е Сигм. лим.9 /2 '
19 ле п т го Сигм. лин.го ГУ ■
го лепт/О

$11 2D'
2f Земля Сигнлин. f 21 -
82 Снимание 82
гз -ауз ТРеВого 23
гу ~~*гчд ТреВот 27
гз ~Лспт / Внимание 2S
го -гго б Внимание ее
$7 *ггов Внимание 27
гр 28

Схеме? электрическая подключений {продолжение] 
„ Л ё та п а т ЛУ /92

Л е п р  VF ЛЬ J  O F M f О Г os

JuarpaMMO замыкания контактов сигнализатора 
Г Оаёления Сдг-/, СД1-В

сД У
Схема и
маркирО&а
контакте

рроконпдение 
огне гос ящегО 
бвицестёа

место
уста
новки

Назначение
цепей

* (г)

трубопро
вод
ОПЯ-ГдО

З Ш В Г & АУстановки

> < не используется
гттт] К о н та к т I г К о н та к т  
L^SI зам кнут . -----1 р а з о м к н у т

ПОЗ.
обозна
чение

Наименование Вол. Примечание

85-89 Резистор M JIT05- У,У*0м*5УоГПСт 7ПЗ-77Е $ Комплектное ППС-/̂
22,812216 Резистор H/ITC,5 -2,O * 0 HtS?o ГОСТ 7/ГЗ -  77£ У
щ т т Резистор НАТО,5 -4 ,3 * 0 1 7 3 ° /.ГО С Т 7773-775 S
М ,# г вы клю чатель а б то м а ти че сли й 2 бнр  *■ Г У Л
* Мзоз-енуз.г rne-sis. т - 70s
61 выпрямитель стабилизированный 1 ~ Z 2 0 /-2 9 3

К В -2 9  К  T2S - 0 5 -1 0 7 4 -7 9 бнр. «  з. ел
ПС/ П у л ь т  пож арной си гна ли за ц и и /

П П С -/ T9 2 S - O S -/S 7 7 -7 8 S

СД1-1 С и гна ли за тор давления уноберсаль- /

МЫй € А У  T S a S - 09° 0 2 0  -7 0

/  & соотбететраи  £  инструкцией по эксплуатации 
ППС-г свободный клеммы HF3 осе йс m боба иных лучей вошун- 

mupooamn резисторами fife- р/у

I I I  А - II, III, IV - 300 - 325.86 А ПЖ !

Мате риал Об к подвале инженерного
fy&VT&i Р//ЯЭЯк ш/'Ш'иВ

А л  4

Схема злектри^ская принципам гли
мая Змючемия приемной станции ,Сяецаётомапш ка "nctCtena элепмпичесюя лаД- *УШчемии Гпр6лпл*емие). -  вл+*,яе-»~-л/ши
КапироВал *Р£дсррнкс>с ф п *п - оз

2. Ростоё-нсг-ЛонУ
Формою Л2
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ООо$на-
чение
ка$еля

Трасса Кавелб

Начато Конец

V»\

по п р оекту Рралохен

Норко
Количество ла- 
ЗелеО число* 
сечение нгил, налряжепие

Длина
H Марна

Количество 
xoKe/euj чис/о 
и сечение 
*1/л,яигг£я*е-~

Длина,
н

/ КорООКа С/С О Устройство У / плв /fetfj ~3806 s

г Устройство У / Коровка с к г Ш f f a ij ш о в в

3 Устройство У / Коровка С К г КВВГ l//V*f)~6S0J S '

4 Коровка С К / Устройство  У/

S МУЧ А/8/ Коровка С А / M r ffy rf) *0003 4S

€ Сигнализатор СДР/ Коровка ска КВВГ 3

7 Коровка С К У Репе вм Ш Г /fV*/J«'COOB s

В Приемная станция ЛС/ Коровка САЗ КВВГ /р/уу/hooos s

У Реле Р к Коровка САз КВВГ Г/Ъ '/^б б вЗ s

/О Ул ектропитание а в то м а т в /

// Электропитание Р в то м а т УЗ

/Э а вто м а т ре Ваюрянгитепб S S ППЗ t/k*t)~36Da s

/5

*1!!

Драенная станциям ппз f/e«/)*3S03 s

/У /Т&томап) Л?/ Уриенная станция ПС/ Р Р З - /fe*/)*-3S03 s

/5 Сигнализатор СД/-г Коровка СКЗ кввг ffytfj-e eoe 3

/е Коровка САЗ Коровка САе

i7 Р в то н а т /ТА Коровка С А У ОРЗ ф н )ш о & s

ГУ Кв/понам) /Те КоровАа С А У РРВ lfe*iJ-3SOS s

О Коротка С А р Реле Рм Ш Г SfYx/)~es03 в

Число и сече-
М//А ц,.. > Норкапис SKiJJlj
напряжение К ввг РОВ

У*/ S3

14*/ /О
3 * / 3 5

„„ ,  Резервный 
вЗод^ггов П о д к о в

Схема

46

электрическая принципиальная РВР

6  схем у лист У

/7 f  Р f  У£ Н 6 Э П £ / У 7 К Н Г О £
003.

овазна-
чение А/аилгенОбание Кол. Примечание

В1,ВЗ Вд/кл/очатель аВаонатический 3 Рнр ~ /£ /?

/tfl-5 0 5  Э М У з р  Т У / £ -£ 2 3  J 3 9 -7$ £

П И Реле электромагнитное В кожухе / ^ 3 2 0
НКУ-УВС ТУУ-8Г РУО.У£0

Схема электрическая подключении 
( окончание')

СФ 7̂ 7-03

А -II, III, IV -300-325.86 АПЖ

Склад материалов в Стадия Аист Jucmog
подвале инженерного 

корпуса. РО S
Схема электроческоя /гринцстч- 
ольная ввР. Схена электричес
кая нодлчг/оченаО /Окончание] Кааельнь/й журнал. v

гпч
ч СпецаОтонатилх» ’• 
г, PocmoC-н а -Дону

JQjnupofo/ уЬедоренк* формат Ле
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ЧА

СТ
Ь 

/

С./7ГЦ  // <р /у К Н  Ц и  Л  Л П Г М С Я Г О #

Марка
поз. Обозначение Наим енование Кол

rfacCQ.
ед, /В

приме
чание

1 ПС/ -  П ульт П ЛС -/ /
2 У /  -  У с тр о й с тв о /

/7/7 К  У  -  ГМ

3 В б - Выпрямитель /

к в - е ч н
Ч б/, К З - Вь/клычотель В

ЯЛ SOS -2МУ3.2
б К ///-4///О -В/зВеща- /О

те л ь  Ш Ф - / М
6  ** У0/~ У с тр о й с тв о /

оконечное
7 ^р/ВРеле электромагнит 2—j----------------- ----- ------------- —

ное б  кожухе м ку-иес
б Су/ 1-/;С4/~2. Сигнализа- 2

то р  С4У

9 Ск/Са.скУ. АЬробласо- 3 *

единителбная КСК'8
ТУЗС /7 6 3 -7 5 -

ао СКВ- Коробка следи- /
нательная к с к -з е

7У35. /763-75
// Коробко о тВ е тС и - 5

те ль н а я  УК -В /7
ГО С Т  /0040-75*

г  Проходная
( В а риал по расстанобки обору - 

доба маяJ
Вид / - /

1* -  Кабели Выполняемые про привязке
2. * * - Комплектно с ппкУ-/М.
3. При смежном расположении приборов расстояние между мимо 

должно быть не менее so мм.
У. Оборудование ЛОЗ. Я  устанавливается на те х н о ло ги  -  

■ ческам  оборудовании.

B. Кабельные трассы по стене, а также проход скбазь стены 
размером 30*30 Выполнить на отн. 2.,800 о т  у родня пола

C. Заземление электроаптаротоё Выполнить б  соответстви и е /Щ  
СП Ю2-7С и  типобым проектом серии3,907-// листы  8р о

7. Оси 6  проходной по каланы услобно.

А  -  II, III, IV  -  3 0 0  -  3 2 5 .8 6  А П Ж

Прибялан Н .ко т Гецка Склад м атериалов В  
подбале инженерного 
корпуса.

Спади) Лисп) Ли спо£
ru n Меленчук РП SНоч.отд. КизшсВ гЩ-
Нач.сем.Гринько , План на о т н - yjODfU.co^ 

Проходная . Вид /-/
гпи

/, Спецавтонотика4 
э. Растов-на -ЗонуЗвдлнж. исакобо £3^7

ин&л/е тженЫ Гунино

фррмс/т /92
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Типоёой проект  

Я -Ц  & -3 0 0  -325.5б

Ска ad натериалов 6 подвале 

инженерного корпуса

/! ль бон 3 часто/

Эскиз чертежа Общего ёода нетиповой 
конструкции кронштейна d/гя устонобко 

пульта ллс-f. !/станоёка извещателя иДФ-/Н.

йне.мв

Прибязаи

I !
о г 
8  \  

Д  -5

480

'  ̂ \ С т е н а  кирпичная или  
Железобетонная

560

Техническая 

ха р а к те р и сти к а  

У. /конструкция предназначена 

дзя уетанобки пилота ковар

но О сигнализации п лс -/

2. /абаритнь/е размеры •

ширина 380н н

Вы сота 250нн

глубина Ч80нн

3. Вес 3,5  кг
4. кронштейн представляет 
собой сборную конструк

цию с дребеено-стружечной 
шитой боя Устанобки пузь- 
т а  пожарной сигнализа-  
ции РОС-/.

Прибяэан

IHfjy*

/?~/7% /Т/9 &  -  3 0 0 -зг& Ш П Ж  ИШ-С5 

к р о н ш те й н  ОлЯ у с та - тншщШ иШ щпзЯ'Гл
нобки пульта плс-/ \ ... .1

гли
» Спецсго т а н а  ти к а ' 
г. Роста 8-на-Лону

■К

* 5

Обозначение Н аим енование финечание

я п т м -гю сб !1I1

пульта ПЛС- /
РЛЖИ2-0О Устс/ноЗко извещателя ЯЖФ-Ун

Прабязан

Ж-ж  Ш> ! t  •300 -325. 36 /7/7Ж

жание

СааЗох Лисп Листве
/

ГПИ
л Спецабтанатилс*' 
г. Ростоб-но-Лону

3  2

с ^

0  %
1  |

д  - I

Техническая характеристика

Установка извещателей У4Ф-/М на бетон- 
нон основании осуществляется но винтах 
ши но к лею.

Н. контр Гецкд. . # 4 -
ГИ Л меленчиг r a t eи

Кизил об-* 
ОльнеКа

Мм сект ГРинь/сй
вес, имя* 
(/ннсгмер

РсанвКа , 
Л/нина &

ПробенW

А'ЖШ >(к-300-325. 36 5ПЖИ2-00

Установка извещателя 
щ Ф -/ Н

Стадия бистре
f

/ СГ/тецабтоноти/ксг' 
& Pacmag- на-Кону

Типовой проект А-II,III,IV-300-325.86

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293816/4293816425.htm

