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I Общие данные 42
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44
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Ведомость рабочих чертежей сснаьиого хамгмеР * т$ о ч -1ЛШ-ЛР

Лист Наименование Примечание

I Общие данные ( начало )

2 Общие данные ( окончание )

3 План на отметке 0.000

4 Разрезы. Узлы I - IX

5 Фасады. План кровли

6 План полов. Узды X - XV

7 Подвесной потолок

Ведомость с п ец и ф и кац и й

Лист Наименование Примечание

2 Спецификация элементов к плану на отметке 0.000

5 Спецификация к схеме заполнения оконных проемов

7 Спецификация к схеме расположения элементов под
весного потолка

В е д о м о с т ь  с с ы л о ч н ы х  и  п р и л а г а е м ы х  д о к у м е н т о в

оеоаиАчсиис НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 948-84
Перемычки железобетонные для зда
ний с кирпичными стенами .

ГОСТ 12506-81
Окна деревянные для производствен
ных зданий.

ГОСТ 14624-84
Двери деревянные для производствен
ных зданий.

1.435.2 - 20,
выпуск 0, 
выпуск I 
части I и 2

Ворота распашные складчатые. 
Материалы для проектирования. 
Рабочие чертежи.

5. 904 - 4
Двери in люки для вентиляционных 
камер. Рабочие чертежи.

2.436 - 17, 
выпуск I

Узлы окон с деревянными переплета
ми по ГОСТ 12506-81.
Рабочие чертежи.

2.460 - 14, 

выпуск I

Типовые узлы покрытий промышленных 
зданий в местах пропуска вентиля
ционных шахт.
Рабочие чертежи типовых узлов.

2.460 - 18, 

выпуск I , 

выпуск 3.

Узлы покрытий одноэтажных промыш
ленных зданий с рулонными кров
лями и железобетонными плитами. 
Узлы при уклонах кровель до 1056. 
Рабочие чертежи.
Изделия. Рабочие чертежи.

3.017 - I,

выпуск I, 
выпуск 2, 
выпуск 4, 
выпуск 5

Ограждения площадок и участков 
предприятий, зданий и сооружений. 
Железобетонные элементы оград. 
Металлические элементы оград. 
Монтажные узлы оград.
Ворота металлические распашные 
шириной 4,5 м и калитки.

ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТП 904-1-78.87-КЖИ, 
Альбомб

Строительные конструкции и изделия

ТП 904-1-78.87- ВМ  
АльбомЮ Ведомости потребности в материалах

Д АННЫ Й П Р О Е К Т  ВЫ ПОЛНЕН В  С О О ТВ Е ТС ТВ И И  С  Д ЕЙ СТВУЮ Щ И М И  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы М И  Н О РМ А М И  И П РА В И Л А М И  П Р О Е К ТИ РО В А Н И Я , К О Т О 
Р Ы Е  О Д Н О В Р Е М Е Н Н О  П Р Е Д У С М А Т Р И В А Ю Т  М Е Р О П Р И Я Т И Я , 0 6 Е С Л В  -  
ЧИВАЮ Ш ИЕ ВЗРЫ ВН УЮ , ВЗРЫ ВО П О Ж АРН УЮ  И ПОЖ АРН УЮ  6 Е Э 0 Л А С  -  
Н О С ТЪ  П РИ  СОБЛЮ ДЕНИИ П РА В И Л  БЕЗО П АСН О СТИ  П РИ  Э К С П Л У А  -  
ТА Ц И И  ЗДАНИЯ (С О О Р У Ж Е Н И Я ). М Е Р О П Р И Я Т И Я  ВЫ ПОЛНЕНЫ  Н А  О С  -  
К О ВАН И И  ТЕ Х Н О Л О ГИ Ч Е С К И Х  ЗАД АН И Я И У К А З А Н Н Ы Х  В Н И К К А Т Е 
ГО РИ Й  П О М Е Щ Е Н И Й  И  З Д А Н И Й

ГтшпА пшадр щ ош * OctamIKBCKMA RS.
П— i i> иш т р  цромм врг— >—и, щ ттш ттЛ  щ ш я

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

I. Рабочие чертежи автоматизированной компрессорной станции 
КЦ-100А0 производительностью 00 м3/мин. осушенного воздуха разрабо
таны на основании задания на разработку типового проекта, утвержденного 
Минстройдормашем СССР и технологических заданий, выданных институтом 
Гипростройдормаш г. Ростова-на-Дону,

Дам

2. За условную отметку 0.000 принят уровень чистого пола машинно
го зала станции, соответствующий отметке по топографической
съемке генерального плана.

3. Степень огнестойкости здания - II.
4. Класс ответственности здания - II.
5. Наружные стены компрессорной станции - однослойные панели тол

щиной 200 мм из керамзитобетона марки 50 плотностью J9* 1100 кг/м .
6. После монтажа наружных стеновых панелей горизонтальные и верти

кальные швы заделать в соответствии с узлами 56-58 или 6 4 , №  серии 
I.030.I-I выпуск 3-3. Указания по заделке швов даны в серии 1.030Л- 1  
выпуск 0-3.

7. Участки наружных стен в местах установки дверей и ворот выпол
нить из красного кирпича ( ГОСТ 530-60 ) марки 75 на растворе марки 25 
с последующей штукатуркой и расшивкой швов под панели.

8. Стены пристройки запроектированы сборными железобетонными толщи
ной 140 мм, а наружная продольная стена - из съемных щитов, заполненных 
металлическими трехслойными панелями. Щиты монтируются после установки 
кассет звукопоглощения по технологическим чертежам.

9. Вертикальные стыки щитов защитить герметизирующими прокладками 
и нащельник&ми, согласно узлам Щ - у  на листе 4.

10. Внутренние перегородки запроектированы из сборных железобетонных 
панелей толщиной 80 мм к кирпича ( ГОСТ 530-80 ) марки 75 на растворе 25

11. Монтажный проем в пристройке заложить кирпичом ( ГОСТ 530-80 ) 
марки 75 на растворе марки 10.

12. При кладке участков кирпичных стен в откосы дверных и оконных 
проемоё заложить антисептированные деревянные пробки размером 
250x120x65 мм через 10 рядов кладки по высоте, но не менее двух с каж
дой стороны проема, закладные изделия для крепления оконного блока и 
стальную рамку PI для крепления герметичной двери в пристройке.

13. Горизонтальная гидроизоляция наружных и внутренних стен на от
метке -0.030 выполняется из цементно-песчаного раствора состава 1:2 
толщиной 30 мм.

14. До начала производства работ по устройству кровли необходимо 
разработать мероприятия по противопожарной защите и по контролю за вы
полнением правил пожарной безопасности при производстве строительно- 
-монтажных работ.

15. Работы в зимних условиях должны производиться в соответствии 
с проектом производства работ.

16. Внутренние отделочные работы и работы по антикоррозионной за
щите строительных конструкций в зимнее время при отрицательных тем
пературах должны производиться только при наличии постоянно действую
щих систем отопления и вентиляции в помещениях.

17. По периметру здания устроить асфальтобетонную отмостку шириной 
750 мм по щебеночному основанию.
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Марка,
поз. Обозначение Наименование Коп:

Масса, 
ед - кг.

Г Гриме -  
н«мие

Э л е м е н т ы  з а п о л н е н и я
ПРОЕМОВ ВОРОТ 

И ДВЕРЕЙ

1 1435.2-20 вып. 1ftасти/,2) В о р о т а  PCS 3,6 к 3,6 1 7/8

2 Дв е р н о й  е ло к  ДНГ24-Юп 2 —

3
Г О С Т  14624- &4

48ЕРНОЙ е ло к  ДВГ19-9П 2 -

4
Г О С Т  6 6 2 9 -7 4 *

Д в е р н о й  б л о к  ft Г 21- 7 п 2 -

5 Д в е р н о й  елок ДГ2/-7ПВ 1 -

6 5 . 9 0 4 - 4 Дверь утепленная ДУс 1,25*0,5 1 33,6

П е р е м ы ч к и

7 Т П 9 0 4 - / -78&Г(<ЖН-тгК-8/ 1П Г  4 8 - 8 - 1 1 5 27

$ Г О С Т  948 - 8 4 ЧПБ 48 - S 1 4/8
9

ГО С Т  948  - 8 4
1ПБ / 3 - 1 6 2 5

/о 1ПБ / 0 - 1 3 \ 2 о

Щ1 ТП 904 -/ -78.87-КЖ И- Щ 1 Щ ит Щ1 S 388.6
ОГРАЛА М1А

С З А А
3.017 -  1 

Вы п ус к  1

С т о л б  С З Д д 1 6о
С З А е С т о л б  С З А е 1 6 о
СЗАЖ С т о л б  С З А ж 2 6о
КМ 1А 3. о/7 -1  , в ы п у с к  5 К а л и т к а  КМ1А 1 23,3

С е т к а  ы з о -2  гсст5з%-зс
ШИРИНОЙ /ООО им

9 1S М

МС2 3 0/7 - /  , ВЫПУСК 2 ИЗДЕЛИЕ СОЕ АН НИ Г. МС2 6 0,3
М С5 Из д е л и е  соеди нит, мс5 18 0.6

С е  т  натает  п е р  его  род ка

11 1.43/-Ю  ВЫп.З 02 05.00-01 Щ ит 0,7х 2,4 Д Л Г- П 2 21,1
U 1.431-}о Вып 3 02. 17. оо Щи т  0,7 х 2,4 Д Л Г - А 2 /9,4
13 1431-10 Вып. 3  С2.05.оо-оз С т о й к а  2.4  Д о г -  п 2 а , э
14 1.ЧЗ/-/о З ш .З  02.05.00-01 С то й к а  2 .4  Д С Г -Л 2 П ,9

1.43/-/о вып. 3  02. /8. оо Б о л т  САМОА НКЕРУЮЩИЙСЗ а 0,2

15 Из д е л и е  закладное  м н ш  6 № о,7 ПО УЗЛАМ
Ш ’Ш

ЧА ЛИСТЕЁ
н

16 /. Ч о о  -1 5  г вы пуск  1 Из дели е  Закладное ННЯ7-Б 2 2.4
17 Изделие закладное. МИ £48 116 4,2
18 Изделие За к ла д к е  МН М -6 8 о,6

13
m .fy.pJZracr S24P-72+

Г ДС-т5 <л2 ГосгЗЗЗ-79 
€  = Э о о о

3 77,3

ПОУВМП
J2 -2  

ли с т  4

- Н 1 ТП 304-1- 78.87- ЛЖИ- / if Haul/е л ь н и к  Н / 6 5 9
Э К в ,2 2.436 ~ Н , выпуск 1 Э ла  мен т  к р е п е ж н ы й  9KS. 2 18 0,6

2 0
n..— Б -П Н -б  Гос Г 19303-14* 

ВС г 5 КП 2 ЛЗСГ/ЧЫ7 -73 
/оо х /оо

15 о,5

21
п.г .Б -Л Н  -С ГОСТ13303- 7У < 

В СтЗ кг 2 ГОСТИ СИ-73 
30 х /оо

20 0,1

22 Волг SM12*300ПОТ 24379.)2о 2о о.з УЗЕЛ  Ш

"  В С ! Т/7904-/-ТШ -РУКИ-P C I Баш ка  с т а л ь н а я  Т Ы 1 19
23 !.4оо  -  /5", выпуск / Изделие ЗАКЛАДНОЕMH'S5 11 5,3 м

В е д о м о с т ь  о т д е л к и  п о м е щ е н и и  
п л о щ а д ь  м 2

НАИМЕНОВАНИЕ ПОТОПОК
СТЕНЫ или 

ПЕРЕГОРОДКИ ПЕ1
низ СТЕН ИЛИ 

РЕГОРОДОК (ПАНЕЛЬ) колонны 6алки
ПОКРЫ тий

I деревянные
I И СМЛЬНЫЙ изд.

стлльные
КОНСТРУКЦИИ

НОМЕР ПОМЕЩЕНИЯ ПЛО
ЩАДЬ

вид
ОТДЕЛКИ

ПЛО
ЩАДЬ

I вид
ОТДЕЛКИ

ПЛО
ЩАДЬ

ВИД
ОТДЕЛКИ

ВЫСОТА
мм

ПЛО
ЩАДЬ

I ВИД
1 ОТДЕЛКИ

лло
ЩАде>

вид
ОТДЕЛКИ

ЛЛО
ЩАДЬ

1 .вид 
I отделки

ПЛО
ЩАДЬ

виц
отделки

Маш и н н ы й
ЗАД

Зати рка,
ОКРАСКА ПО-
л и м е рц е -
НЕнТНОЙ
КРЛСКОЙ
(ГОСТ 13273-73)

За ти рк а , 
окраска по- 
л и м в рц е -
МЕНТНОЙ
КРАСКОЙ
ГГ0СП927Э-73)

-

Окраска
п о л и м ер-
ЦЕМЕНТНОЙ
КРАСКОЙ
(toCT/9279'Щ

Окраска
полимер*
цементной
КРАСКОЙ
(гост/9279-7$)

\ Окраска
ЭМАЛЬЮ ПР-/15
(ПКТ6465-76*)
по ГРУНТУ/
г<р -02/ 
(гост25/29-82}

„И.

Помещение
МАслоуоэаЯ-
ства

Затирка, Ок
раска ПОЛИ- 
мерценентжи
ГРАСКОЙ
(ОСТ/3273 -73)

Затирка, 
Окраска по*
лимврцетит 
Ной КРАСКОЙ 
(ПОСТ 1687943)

Окраска 
Змаляо П9-П5
/гост£4Ь5-76х) ISoo

Окраска по-
ДИР1БРЦЕ-
мемгной крас
кой
'nxrjs£78-73)

—

Окраска
ЭМАЛЬЮ П9-Н5 
ГОСТ €¥65-76*) 
по грунту гР-оа 
(ГОСТ75/2B-S2)

ФбСЧАТНОБ
покрытие 
09Н-2 тол
щиной /окт 
'П0СГ2379Н9) 
ИЛИ ВСПУЧИ
ВАЮЩЕЕ ПО- 
КРЫГИЕВЛГ52 
ТОЛЩИНОЙ
4 т и
{ПХГ25/3/-82)

Помещ ений
оператора

Затирка. Ок
раска во/р- 
УМУЛЬСиоНпсн 
КРАСКОЙ 
Э - ЗА -27А 
(ГОСТ !BZ/4-8o)
БЕЛОГО ДЬ&Щ

Затирка . Ок
раска 30ДО-
ЭМУЛЬСНОННОА
КГАСКОН
J-6A-27A  
(Гссг 13214-&>)

—

Окраска Во- 
доэмулыеиок- 
ной КРАСКОЙ 
Э-ВА-27А 
'ГОСТ /?2/4-8о)

—

Гардеробная ,
УЗЕЛ УПРАВЛЕ
НИЯ

Затирка. Ок 
раска водо- 
Вмульсионион 
Краской 
3 -ЗА‘ 27А 
(ГОСТ/32/4-&>) 
какого ЦВЕТА

Затирка. Шп
КАТУ РКА. ОК
РАСКА ВОДО
ЭМУЛЬСИОННА 
КРАСКОЙ 
Э-5А-27А 
(гост/92/4-80)

—

Окраска во-
ДОЭМУЛЬСИОН-
НОЙ КРАСКОЙ
Э-ВА-27А
(rocrm /Ч-во)

—

Д уш евая
З ати рка ,
Силикатная
ОКРАСКА

Штукатурка,
СИЛИКАТНАЯ
ОКРАСКА

КЕРАМИЧЕС
КАЯ ПЛИТКА /Всо - -

Са н у з е л З ати рка ,
Силикатная
ОКРАСКА

Штукатурка.
силикатная
окраска

КБРАМНЧЁА- 
КАЯ МнгкА 15оО - ■И1

Ка м е ры
глуш ения

Окраска 
эмалью П9-65 
(ПССТEYES-7<$) 
ПО ГРУНТУ
Г9-ог/
(ГОСТ2$/23-92}

Ведомость проёмов в о р о т и дверей  ВедомоОъ перемычек

МАРКА
поз СХЕМА СЕЧЕНИЯ

ПБ1 IV-
ПБ2

П53
[р*7~ Ищенко 1 —
Зединж, Горская И н й -
У  к. гр.
iavoTn
Нконтр

Бескоровг
Саакьянц-
ТолочеТш

ТЙГГ^ Астатевс I —>

3701/5
4

Привязан

Инв. №

ТП 904-1- 78.87 -АР

Компрессорная

° *
щие данные 
окончание)

станция S КЦ-100А0
Стадия Лист Листов

РП 2

Госстрой СССР
РОСТОВСКИЙ

ПРОМСТРОЙНИШРОШ* 1
Ф ормат А2
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З ащ итны й  слой ~ Ю мм
Воаоиволиционный ковер
Сборны е  ж еле зо ве  тонные
ком плексны е плиты

Ра з р е з  2 -2

См. РАЗРЕЗ /-/

to 3 o .l-1 ,вт.З-$

Слп& из ОЦИНКОВАН
НОЙ КГХ̂ &ЕАЫЮНСТАЛИ̂ 25о „Zoo.

Ill

ъ о

Рама в о р о г

Жа л к м й н а л  Нашвльник Ml Эле м е н т  кгепвнкный ЭК 6.2 
7 / ПРИВАРИТЬ К ЗАКЛАДНЫМ 

j  & ПеРВГОРСЦКАХ

Костыль пгистрелить 
К ПЛИТЕ покгытпи 

ШАГ боо

,436-U вып.1

Пол тип 1 ■— *■
л и с т  d

0.000  ̂-ф Т7 Г\

г-у—

и
?

Ш / ? / А м V /

Панаус из бетона м асса 6 7.5
ГРА&ИПНО - ПЕСНАИА9! ЗАСЫПКА

Па н е л ь

О т — ®
УТРЛИБОВАННЫЙ ГПУНТ ОСНССАНИЛ

Э л ем ен ты  f  з а м а р к и р о в а н н ы е  н а  у з л а х  1 ~ И , у ч т е н ы

В СПЕЦИФИКАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ К  ПЛАНУ НА ЛИСТЕ 2.

g a s

ТП 904-1-78. ВТ -АР 1

| Компрессорная станция 5КЦ-100А0 |
Стадия Л и ст  I Л и стов

га 4 1

Разрезы. Узлы 1 - Е
Госстрой СССР
РОСТОВСКИЙ

ПРОМСТРОЙНИШРОЕК7
Ф о р м а т А2



<0

$
о
<4
А

а

»

h-«о
d
N

§
к
V
Hi

i

• X
0
4

О

с

£

Ф а с а д  1 -Ь Ф а с а д  А - в о к 1

ОЫ ОМС/ ОМ£ / о к ! ОН 1 о н /

ш

7  785

^ fe-goo в З о о ^  " 
4. Z oo

3.800Т 7
.-аЛ?о

—  <£Гп;г Т

©

/С :/0 п н л /а-зо .2

Ф а с а д  8 - 7

\ Ош ТУКАТУРНГЬ И
\ РАСШИТЬ ПОА ПАНЕЛИ
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©

2480-18
АШ  i

У к а з а н и я  п о  у с т р о й с т в у  к р о в л и  

/. Ко н с т р у к ц и я  к р о в л и  с о с т о и т  и в  с л е д у ю щ и х  с л о е в  :

- З ащ итный слой -  чистый сухой ГРАВИЙ ( ГОСТ$268-82) Кгуп- 
НОСТЫО 8-10МИ, ВТОПАВННЫЙ В АНТИСЛПТНРОВАННУЮ битумную  
МАСТИКУ МАРКИ М Б К -Г -5 5 Г  i М ВК-Г- 65Г  (  ГОСТ 2688-80). Б и 
тум н ую  МАСТИКУ АНТИСбПГНРОВЛТЬ ДОБАВКАМИ ПОРОШКОВЫХ ГЕР
БИЦИДОВ : МОНУРОНА ИЛИ СИМА ЗИНА ( ГО СТ 75123 “  78 )  В коли

чества ц З - ц Б Я  и л и  а м и н н о й  f н а т р и е в о й  соли 2 ,4 Д  в  коли

чества / -  /,3 Z  ОТВЕСА БИТУМА*
—  боЩОИЭОА ЯЦИОИНЫЙ КОВЯР -  3  СЛОЯ РУБЕРОИДА МАРКИ

РКК •ЗБое (ГОСТ Ю82В »82) НА горячей б и т у м н о й  м а с т и к е  

МАРКИ Л 1Б К -Г-55А , М Б К -Г -8 5 А . В и т у м н у ю  МАСТИКУ АНТИ- 
СЕПТИРОВАТЫ ДОБАВКАМИ KPCMHEPTOPMCrort? (ГОСТ 6 7 -7 7 )  ИЛИ

ФТОРИСТОГО f  ГОСТ 2 8 7 1 - 75) Н А Т Р И Я  & КО Л И Ч ЕСТВЕ 4~  5  %  О Т  

ВЕСА Б И ТУ М А  I В  К А Ч ЕСТВ Е НАПОЛНИ т л я  д о л ж е н  П Р И М Е Н Я Т *  

С Я  Н И З К О С О Р Т Н Ы Й  А СБ ЕСТ .
2 . В  с о с т а в  Ко м п л е к с н о й  п л и т ы  3 x 0 4 м г  т е п л о и з о 

л я ц и о н н ы й  с л о й  и з  п е р л м то Ф о с Ф о ге л Е & ы х  п л и т

(ГОСТ 2/5оО ш76 )̂ плотностью j> ^ 2 o o Kt"/M3 и  Защ и тн ого  so -
4 0 ИЗОЛЯЦИОНН ОГО К о в Р А  м $  ОДНОГО С Л О Я  Р У Б Е Р О И 4 А  М А Р К И  

Р К К - 3 5 0  Б  ( Г О С Т  /О $ 2 3  -  8 2 ) ,  Н А К Л Е Е Н Н О ГО  3  З А В О Д С К И Х

условиях.
3 . В  М ЕСТАХ ПРИМ Ы КАНИЯ КРО ВЛ И  К  П А Р А П ЕТУ  ПРЕДУСМ ОТ

РЕТЬ УСИЛЕНИЕ ИЗ 3  СЛОЕВ РУБЕРОИДА НА ГОРЯЧЕЙ БИ ТУМ НОЙ МАСТИКЕ

М А Р К И  М В К -Г -6 5 , М Б К - r - lo o .  Б  м е с т а х  п р о п у с к а  т р у б  и  /д р у ги х  

Устр о й ств  п р е д у с м о т р е т ь  2  д о п о л н и т е л ь н ы х  с л о я  р у б е р о и д а . К а р н и з 

н ы е  УЧАСТКИ УСИЛИТЬ 2  СЛОЯМИ ВОДОНЗОЛЯЦИОННОГО КаВРА НА Ш ИРИ

Н У  Н Е м е н е е  t o o  м м .

4. Пр о д о л ь н ы е  и  п о п е р е ч н ы е  с т ы к и  м е ж д у  к о м п л е к с н ы 

м и  ПЛ ИТАМ И И  МЕСТА ПРИМ Ы КАНИИ И Х  К  П А Р А П ЕТУ  ЗАПОЛНИТЬ  

ВКЛАДЫ Ш АМИ И ЗП ёР А И ТО ф О Сф оР ЕЛ ЕВ Ы Х  П Л И Т М  ПРЕД УСМ О ТРЕТЬ  

НАД СТЫ К А М И  УКЛ АД КУ ПОЛОС Ш ИРИНОЙ 2 5 о  М М  И З  П О Д КЛ А

ДОЧНОГО РУБЕРО И Д А  (  ГО СТ / 0 8 2 3  -  8 2 )  и  ТОЧЕЧНУЮ  

ПРИКЛЕЙКУ и х  С  ОДНОЙ СТОРОНЫ  Ш В А .

5. Д Л Я  КРОВЛИ т и п  2  ПО с б о р н ы м  Ж е л е з о б е т о н 

н ы м  П Л И ТА М  П РЕД УСМ О ТРЕТЬ  С Т Я Ж К У  И З  Ц Е М Е Н Т Н О -  

-  ПЕСЧАНО ГО  РАСТВО РА М А Р К И  / В о  Т о л щ и н о й  7 5  М М .

С п е ц и ф и к а ц и я  к  с х е м е  за п о л н ен и я  о к о н н ы х  п р о е н ы в

М арка,
чоз. Обозначение Наименование Коп.

М асса
ед .,к г.

Приме
чание

о к  /
штхкб ГОСТ т о б - 8 1 О к о н н ы й  БЛОК 

ПНД /е - З о .2 /

о и 2  „
ШТУК о ГО С Т /2 6 -0 5 -8 / О к о н н ы й  БЛОК 

ПНД /З -J o J /

7. Схем а  расп о ло ж ен и я  ж алю зи й н ы х  р еш ето к  и  сп еци 
ф и к а ц и я  аг ним д а н ы  НА а и с т е !  ТП S o + iria X !- КМ. 

2 . Р ек о м ен д а ц и и  п о  о т д е л к е  ф а с а д о в  д а н ы  н а  листе2.

9 7 0 / / 5  7

Привязан

Ииа Nfi

ТП 904 -I - 7337-кР

Компрессорная станция 5КЦ-100А0Арх. Ищенко— ^5 2 0

Арх. Кабанова 1Стадия Лист Листов
Ведин* Горская РП 5
Ру к . гр  
Начота

Бескоров
Саакьянп

Няг

Фасады. План кровли.
Госстрой СССР 
РостовскийНконтр Толоченй

ГИЛ Оддадевс; Ж С 2 Промстройниипроект!
Формат Л2Копиров«я
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Пл а н  полов

6070. 19500

* ©
©

^ Т ' t' -̂ - i.

® А
-*— ♦—

42 Ооо

О

О. О О О

Ст а л ь н о й
Н А С Т И Л

(примечание п. t)

С т е н к а
к а н а л а

2 - 2 3 - 3

В  П О М Е Щ Е Н И И  ОПЕРАТОРА С Т А Л Ь Н Ы Е  Щ И Т Ы  П Е Р Е К Р Ы Т И Я  

КАН А ЛА  П О К РЫ Т О  Л Н Н О А & У М ом  (Г О С Т  7 2 5 / “ 7 7 )*

2 П о к р ы т и я  полов вы полнять п о сле  у с т р о й с т в а  
ФУНДЛ МИН ТОВ ПОЛ, 060РЩ0ВЛННВ,  fCAHAJTOB 9 с  A гг технических  ,
Унергегнческмх и  технологических р а з в о л о к ,  а  т а к ж е

после ОКОНЧАНИЯ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОВОАУ40ВА-
нпя.

3 . Гр у н т  о с н о в ан и я  по а  п о л ы  у п л о т н и т ь  с  д о в е 
дением плотности скелвтА 40 1,6 т/м 3  с. btpam /scba-
нием в него сло я  щ е в н я .

4. П о  ПЕРИМЕТРУ КАНАЛОВ УСТАНОВИТЬ ОКАЙМЛЯЮ
ЩИЙ ЗАКРА4НОЙ ЛЛЕМ ЕНГ в  с о о т г е т ш и и  с. узлом  Щ  
НА ДАННОМ ЛИ СТЕ.

Ф р а г м е н т  2

Ка н а л  КН1

Э к с п л и к а ц и я  п о л о в

НАИМЕНО
ВАНИЕ ИЛИ 

НОМЕР 
ПОМЕЩЕНИЯ 
ПО ПРОЕКТУ

ТИП
ПОЛА

ПО
ПРОЕКТУ

Маш инны й  
З А Л

Помещений
м а с л о  -
Хо з я й с тв а
Бы то в ы е
ПОМЕЩЕНИИ
САНУЗЕЛ.
ДУШЕВАЯ.

Ка м е р ы  
гл у ш е н и я .
ПОМЕЩЕНИ1
ФИЛЬТРОВ

П омещение
Оп ер а то р а

На р у ж н а я  
7Л о щ а д к л

СХЕМА ПОЛА ИЛИ 
НОМЕР

УЗЛА ПО СЕРИИ

Ш 7 7 Щ
'  ’ - V Z

7>ус

ЭЛЕМЕНТЫ ПОЛА И ИХ ТОЛЩИНА

Покры тие - бето й  к ла с с а  В15-2омм 
Подстилаю щ ий  с л о й  -  б е т о н

к л а с с а  3  7,5 -  Гоомм 
О снование - щ ебень  , втрам бов ан 

н ы й  8 ГРУНТ -  Чо мм

По к р ы ти е  -  п л и т к а  керам ическая  
по ГОСТ 6787-80 -13мм 

Прослойка  и  з а п о лн е н и е  швов, -
ЦЕМЕНТ НО -  ПЕСЧАНЫЙ
РАСТВОР Кл а с с а  В Ю - 

-  15 нм

Подстилаю щ ий  с л о й  -  Бе т о н
к л а с с а  В  7,5 -  1оомм 

О с нов ани е  -  щ е б е н ь , в тр а м б о 
в а н н ы й  в гр у н т - 4опп

Покры ти е  -  б е т о н  класса  В 7,5-
-  lo o  ММ

О снов ани е  -  Ще б е н ь , в тр а м б о 
ванны й  в ГРУНТ

П окрытие -  ли н о леум  по
ГОСТ 725!- 77 -  5ММ 

Про с ло й ка -  х о л о д н а я  мастика 
НА водостойких в я -  
Лгущ и х  — 1 мм

С т я ж к а -цснеитно- песчаный р а 
с т в о р  МАРКИ /50 ~20мм

Подстилаю щ ий  с л о й- бето н  клас
с а  В 7,5 -1со**м

Основание- щебень, втрам бован -
____________ РЫН В ГРУНТ -чонм

П о к р ы т и е  -  а с ф л л ь  t o s e to h  -2£мм 
П о д с ти ла ю щ и й  с л о й  -щаг>£нг> 
Ос н о в а н и е  -  Щ&Лень  , В трам Бо -  

БАнн&иЯ гр ун т  -  Чонм

Арх. 1щенко —
Вецинж Арская Щ * -
PvK.rf Бес к о р о в ?й ш М '
Начотг Заакьянт* Ш Ц г
Нк о н те Голоченк<
т г а г ^ Осташевс* Ийrtfef

Привязан

Инв. №
904-1- 7В.&7 -АР

Компрессорная станция 5КЦ-100А0

План полов. Узлы ХтШ

Стадия Л и с т о *

Госстрой СССР
рютбвский

ПРШСТР0 Й Н М1Р0ЖГ
Ф о р м а т  Й 2
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С х е м а  р а с п о л о ж е н и я  н а п р а в л я ю щ и х  в а л о к

АСБВПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА и  а с б е с т о ц е м е н т н ы х  п л и т  
.S O o

2-2

в
* л

. В ы р е з а т ь  
/So по месту

1 - 1

Ста л ь н а я  жалка

£

1

9

С п е ц и ф и к а ц и я  к схема р а с п о л о ж е н и я  
э л е м е н то в  п о д в е сн о го  п о т о л к а

Марка,
поз. Обозначение Наименование Коп.

М ассе 
ед- ,*r.

Приме
чание

1
Направляющая валка 
БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ 7Ь*5Ь
тост 8 4 * * -6 6 ** 0,1 -

2
йсвестоцвиенгныв

ПРЕССОВАННЫЕ ПЛИТЫ 
ГОСТ /8/24- те*

12

С тандартные
изделия

3
Болт M S х Go 
ГОСТ 77SS-7ox So

Ч
Гайка 2М8 
Гост 59/5 -  То* So

$
U/АЙВА S.V&.Of 
ГОСТ //37/ -78 So

S
Ша й б а  8.65 г о/. 9
ГОСТ 640 2 -7о* So

7
Шуруп  А ¥ х Уо
ГОСТ ПЧ5- 8 о я 0.7 КГ

/. Д еревянные э л е м е н т ы  подвесного п о то л к а  в ы 

п о л н я ю тс я  ИЗ ПИЛОМАТЕРИАЛА ХВОЙНЫХ ПОРОД ВЛАЖНОСТЬЮ 

/те выше / 8 %  а  ГЛУБОКОЙ ПРОПИТКОЙ АНТИПИРЕНАМИ.
В. Направляю щ ие  д е р е в я н н ы е  бруски  крепятся к  сталь-

НЫМ БАЛКАМ БОЛТАМИ. АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ КРЕПЯТСЯ 

К БРУСКАМ ОЦИНКОВАННЫМИ ШУРУПАМИ С ШАГОМ З о о  М М ,

3. Потовые потолки с  н и ж н е й  стороны  г р у н т у ю тс я  
Н о к ра ш и в а ю тс я . Пе ре д  г ру н то в к о й  и  окраской  ш в ы  
МЕЖДУ ПЛИТАМИ ШПАКЛЮЮТСЯ С  ПРОКЛАДКОЙ МИТКАЛЯ,

Привязан

Инв. Ng

ТП 904-1- 78.87 -АР

S701 I s Компрессорная станция 5 К Ц - Ю 0 А 0

сРоргпатА2
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лист НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

I Общие данные (начало)

2 Общие данные (продолжение)

3 Общие данные (окончание)

4 Схема расположения элементов фундаментов

5 Фундаменты Фм1 - ФмЗ

6 Фундаменты Фм£ - Фмб

7 Схема расположения подземных конструкций

8 Канал KHI, колодцы KI, К2 (начало)

9 Канал KHI, колодцы KI, К2 (продолжение)

10 Канал KHI, колодцы KI„ К2 (продолжение)

II Канал KHI, колодцы KI, К2 (окончание)

12 Участки монолитные Ум1 - Умб (начало)

13 Участки монолитные Ум1 - Умб (продолжение)

14 Участки монолитные Ум! - Умб (продолжение)

15 Участки монолитные Ум1 - Умб (продолжение)

16 Участки монолитные Ум1 - Умб (продолжение)

17 /частки монолитные Ум1 - Умб (окончание)

1 8 Зхемн расположения элементов каркаса (начало)

19 ’х е ш  расположения элементов каркаса (продолжение)

20 ’хемы расположения элементов каркаса (окончание)

21
Схемы расположения перегородок, стеновых и карниз
ных панелей (начало)

22
Схемы расположения перегородок, стеновых и карниз
ных панелей (окончание)

23 Фундаменты под оборудование Ф0м1, Ф0м2

24 Фундаменты под оборудование ФОмЗ - ФОмП

ДАННЫЙ ПРОЕКТ ВЫПОЛНЕН В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ 
СТРОИТЕЛЬНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ. КОТО
РЫЕ ОДНОВРЕМЕННО ПРЕДУСМАТРИВАЮТ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕ
ЧИВАЮЩИЕ ВЗРЫВНУЮ. ВЗРЫВОПОЖАРНУЮ И ПОЖАРНУЮ БЕЭОПАС ~ 
НОСТЪ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУА -  
ТАПИИ ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ). МЕРОПРИЯТИЯ ВЫПОЛНЕНЫ НА ОС * 
НОВАНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ И УКАЗАННЫХ В НИХ КАТЕ - 
ГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ И ЗДАНИЙ

П м авы Я инженер лр о яв т* ОсттшййШАй Г.&
Глав mil южвяер проекта оргаяюашп, прввямммЯ проект 
Дат*

ВЕДОМОСТЬ СПЕЦИФИКАЦИИ

лист НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

4
Спецификация к схеме расположения элементов 
фундаментов

7 Спецификация к схеме расположения подземных 
конструкций

8 Спецификация к схемам расположения плит перекры
тия и элементов канала KHI, колодцев К1,К2

18
Спецификация к схемам расположения колонн, балок 
и плит покрытия, плит перекрытия, диафрагм жест- 
костии перегородок

22 Спецификация к схемам расположения перегородок, 
стеновых и карнизных панелей

У з е л  у с т р о й с т в *
м о л н ч е  з а щ и т ы ,

И о а н н е  п р е м и й  я

Молниеэащиту компресс рной станции выполнить согласно 
узлу на данном листе, соблюдая следующие мероприятия:

а) При устройстве кровли уложить молниеприемную сетку из 
стержней^» 8А-1с шагом 12.0мхб.0м. Все выступающие над кровлей метал
лические устройства должны быть присоединены к ней.

б) Молниеприемную сетку посредством перемычек из стержней 
^12А-1 соединить с верхними закладными изделиями в колоннах,служа
щими для крепления стеновых панелей.

в) Закладные изделия в колоннах,находящиеся на отметке 0.300 
соединить с выпусками из фундаментов посредством перемычек из стержней 

ф!2А-1* К этим же закладным необходимо подсоединить всё электрооборудова
ние компрессорной станции.

г) Узлы пересечения стержней молниеприемной сетки и все 
соединения молниезащитных устройств выполнять на сварке.

д) При разработке фундаментов предусмотрены мероприятия, 
позволяющие использовать их в качестве заземляющих устройств. ‘

гивные нагрузки:
2.1. Вес снегового покрова на 1м2 горизонтальной поверхности 
для III района по снеговому покрову - 1,0 кПа (100кгс/м2К

1. Общие указания к проекту даны на листе 2 ТП 904-1- -АР.
2. При разработке рабочих чертежей приняты следующие 

нормативные нагрузки:
2 ,

земли для
2.2. Скоростной напор ветра на высоте 10м от поверхности 

земли по I райоцу по скоростным напорам ветра - 270 Па (27 кгс/м2). 
Тип местности В .

2.3. Кран подвесной, ручной однобалочный по ГОСТ 74I3-80E 
грузоподъёмностью 0«5,0 т.

3. Степень агрессивного воздействия среды на необетонируемые 
стальные закладные и соединительные изделия железобетонных 
конструкций - неагрессивная. Для защиты от коррозии этих изделий 
применяются следующие мероприятия:

3.1. Цинковое покрытие, получаемое горячим цинкованием 
толщиной 5G-60 мкм, в колоннах, стропильных балках, плитах покрытия 
и панелях наружных стен.

3.2. Лакокрасочное покрытие согласно общих указаний на листер 
ТП 904-1- -АР в остальных железобетонных конструкциях.

4. Моктаж конструкций осуществлять на монтажной сварке 
электродами типа Э42. Высоту сварных швов, не оговоренных в чертежах, 
принимать 6мм. Контроль качества сварных швов должен производиться
з соответствии с ГОСТ 3242-79 " Соединения сварные.
Методы контроля качества".

5. В рабочих чертежах применены типовые железобетонные 
конструкции по действующим сериям общесоюзного каталога.

Сокращение слов:
см. - смотрите 
п.а - по аналогии

отм. - отметка 
тр. - труба

С т т е х н
В епинж

Ряг>«рорстА
М я к я п п я я

« А .
Ш к р

Привязан

97Q//S 10

ТО 901-1- та. 67 -КХ

КОМПРЕССОРНАЯ СТАДИЯ 5КЦ-10ОА0

Общие данные 
(начало)

Стадия

РП
Лист

Госс

Листоя

острой СССР 
РОСТОВСКИЙ 

ПРОМСТРОЙНИИПРОШ
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ВЕДОМОСТЬ

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ГОСТ Ш - 3 4

ГОСТ # 3 4 -7 9

ГОСТ 2 2 Ы о -7 7 *

ТОСТ 2 2 Ы / -7 7 *

ГОСТ 22ТЫ.2 -  77*

ГОСТ 227aiS~ 77*

ГОСТ 73379- 7S

ГОСТ 223 7 9 о -S o

TVCT 2 2 3 7 9 J -S o

f .o 2 o - J /3 3

лип, + - !  

лип. 4 -2

/ a 3 o .i -/

лип. о - а

лип. о - з

лип. /-/ 

лип. т -г

лип. / -3

ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Ссылочные А р к у м е н т ь /

Пе р е м ы ч к и  ж ел езобет он н ы е д л я
З Н А Н И Й  С  КИРПИЧНЫМИ СТЕНАМИ.
Т е х н и ч ес к и е  условия

Л ю к и  ЧУГУННЫЕ д л я  КОЛОДЦЕВ

Плиты ж е л е з о б е т о н н ы е  ребри с - 
тыс п р е д в а р и те ль н о  н а п р я ж е н 
н ы е  РАЗМЕРАМИ 6*3 И  ДЛЯ 
ПОКРЫТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
Те х н и ч е с к и е  у с л о в и я  

То  ж е . Плиты  т и п а  ПГ.
П о к а з а те л и  н  арм ирование

То ж е . Плиты т и п а  П&. 

По к а з а т е л и  и  а р м и р о в а н и е

Т о ж е  А рм атурн ы е  и з д е л и я

И ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ.

Блоки бет онны е д л я  с т е н  

по д в ало в . Те х н и ч е с к и е  усло ви я

Болты ТУНДАМЕНТНЫЕ. ОБЩИЕ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Бол ты  ТУНД А М ЕН ТНЫЕ.
Ко н с т р у к ц и я  и  р а з м е р ы  

Ко н с т р у к ц и и  каркаса  м е ж в и д о в о г о

ПРИМЕНЕНИЯ ДАР МНОГОЭТАЖНЫХ 

ОБЩсстленных ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОД
СТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ
з д а н и й  пгомышлейных п р е д п р и я т и й  

Д и а ТГАГМЫ ЖЕСТКОСТИ 

Л/ТАТРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ. АРМАТУР
НЫЕ и  з а к л а д н ы е  и зделия . Рлеочие  

ЧЕРТЕЖИ

Стены  наруж ны е из однослойных
ПАНЕЛЕК ДЛЯ КАРКАСНЫХ ОБЩЕСТ
ВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
Н ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Состав серии. Об ц и е  указания

ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИИ. НОМЕНКЛАТУРА
изделий . Рабо ч и е  ч е р теж и

Материалы  д ля  проектирования

СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫА

зд ан и й . Ра б о ч и е  ч е р т е ж и

Па н ели  пз ле гк и х  я  ячеисты х 
бетонов . Ра б о ч и е  ч е р т е ж и

Па н е л и  из ле гк и х  и  ячеисты х  
бетонов. Пространственне  к а р к а с ы . 
Рабочие ч е р те ж и .

Пан ели  из л е гк и х  и  ячеисты х  
б е то н о в . А р м а турн ы е  и  за к ла д н ы е  
изделия . Ра б о ч и е  ч е р т е ж и

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

вып. 2-1 

вып. 3 -3

вып. 4 4  

вып. 4-2

КлрННЗПГЕ ПАМВАП. РАБОЧИЕ 
ЧЕРТЕЖИ

Монтаж уыв узлы стен
ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ЗДАНИЙ. РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

Издели я  соединительные 
с та ль н ы е  Ра б о ч и е  ч е р т еж и  

Стальные и з д е л и я  элементов 
тл х в е р к л . Ра б о ч и е  ч е р т е ж и

7 о З о .9 -г

вып. /  
вып. н
вып. 6  
вып. 7

П ерего ро дк и  п ан ельн ы е  з д а н и й  
промыш ленных и  сельскохозяйствен
ных ПРЕДПРИЯТИЙ

Па н ели  железобетонные. Рабочие чертеж и .
Колонны <Г>АХШ>КА СТАЛЬНЫЕ.

Узлы.
Из д е л и я  с тальн ы е . Рабочие 

ч е р те ж и

Ц 4 !Ч

вып. е/

Панели  перекры тий  железобетон
ные многопуототные

Предварительно  напри жв и ны б  
ПАНЕЛИ с КРУГЛЫМИ ПУСТОТАМИ 
ДЛИНОЙ 4!&Э, 3£&> Н 298о MMJ  
ШИРИНОЙ !73о, М9о и  Ц9о им 
АРММГО&АННЫБ СТЕРЖНЯМИ из терм и
чески УПРОЧЕННОЙ СТЛАН КЛАССА Ат~У 

Метод натяж ения  электротермичес
кий  . Рабочие чертеж и

1.4x0-6/76

ВЫП. /

Унифицированные закладны е

ДЕТАЛИ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ промышленных 
ПРЕДПРИЯТИЙ

Закладны е  д е т а л и  конструкций

ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИИ

1 .4 о о -7

С тальные и зд ели я  д л я  с о п р я ж е 
н и я  СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
КОНСТРУКЦИИ ОДНОЭТАЖНЫХ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ з д а н и и

вып. /

Ун и ф и ц и р о в а н н ы е  строповочиы е

ПЕТЛИ ДЛЯ ПОДЪЕМА СБОРНЫХ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРОМЫШЛЕН
НЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Сггопозочиь/Е ПЕТЛИ Ж ЕЛЕЗО
БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ и з  

ТЯЖ ЕЛОГО БЕТОНА

/ ,  4 о о -/S У ниф ициров анны е  з а к л а д н ы е
ИЗДЕЛИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОН
СТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИИ

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

1
!

j

Ма тер и а лы  д л я  проектирования  
Ра б о ч и е  ч е р т е ж и  ун и ф и ц и 

рованны х з а к л а д н ы х  и з д е л и й

t, 4to-3

вы п. /

Се тк и  сварны е  д л я  арм ирования

Ж ЕЛЕЗОБЕТОН Н Ы Х КОНСТРУКЦИИ  

Сетки с  р а б о ч ем  а р м а тур о й  
Д И А М Е Т Р О М  О Т  / о  Д О  3 2  мм

К 4 /2 -//7 7  

вып. 3

М онолитные ж е л е з о б е т о н н ы е

ФУНДАМЕНТЫ под ТИПОВЫЕ 
КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ 
ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ЗДАНИЙ

А р м а турн ы е  и з д е ли я

S .9 o o -2
Сальники  н а б и в н ы е  -  /4х>
ДЛЯ ПРОПУСКА ТРУБ ЧЕРЕЗ СТЕНЫ.
Ра б о ч и е  ч е р т е ж и

/. 4 / S -!

вып. /

ЭТСелезоБЕТоиныЕ ф ундам ентны е  
БАЛКИ д л я  СТЕН производствен
ных ЗДАНИЙ

Ту н д а м е н тн ы е  БАЛКИ ДЛЯ 
СТЕН С ШАГОМ КОЛОНИ 6  М

/. 4 2 3 -3

ВЫП. О Ч  
вып. / 

вып. 2

ЭВеЛЕЗОБЕГОИИЫе КОЛОННЫ ПРЯМО
УГОЛЬНОГО сечения д ля  о д н о э таж 
ных ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ Без 
МОСТОВЫХ ХРАПОВ ВЫСОТОЙ ДО Ц<Бм

Ма тери алы  д л я  проектирования 
Ра б о ч и е  чертеж и колонн 
А рм атурны е и  заклад н ы е  

изделия. Ра б о ч и е  ЧЕРТЕЖИ

9 7 о /

__
'ЯШ

Макарова
jFyK.rp Моогуное ,

РяяКЬЯНТ!) г

ГлТспег Боярчен)
Hkohtd Луценко
[ Г Ш Осташевс!

JL

Привязан

Инв. Ns

ТП 904-1- 76 - 8 7 -Ш
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ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ ( ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Ссы ло чн ы е  д о к у м е н т ы

Колонны ж е л е з о б е т о н н ы е  п р я м о -  

УГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ для предельного

/. 427./ - 3 И ТОРЦОВОГО ТНХВЕРКА ОДНОЭТАЖ

НЫХ производственных ЗДАНИЙ 

ВЫСОТОЙ 3,0 -  /fy +  И

вип. о Ма т е р и а л ы  д л я  презектнровАння

вып. 7 Колонны. Р а б о ч и е  ч е р т е ж и

ви н  2 А рм а ту рн ы е  и  зак л а д н ы е  изделия^

СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ колонн.

Ра б о ч и е  ч е р т е ж и

/462 .1 -1 /37

Ж е л езо б ето н н ы е  п р е д в а р и т е л ь н о  

НАПРЯЖЕННЫЕ БАЛКИ ПРОЛЕТОМ /2Н
— -

ДЛЯ ПОКРЫТИИ ЗДАНИЙ с плоской 

и СКАТНОЙ КРОВЛЕЙ

вып. / Ма те ри а л ы  д л я  проектирован ия

шип. £

Н РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ САЛОН

А рм атурн ы е , н  з а к л а д н ы е  

и з д е л и я  . Ра б о ч и е  че ртеж и

/ .4 C S j -h /S 2

шип

шип

/. 4 9 4 -2 4

шип.

2. 420-7

шип*

О

/

7

/

К о м п л е к с н ы е  ж е л е з о б е т о н н ы е  

ПЛИТЫ ПОКРЫТИИ 9ДИО ЭТАЖНЫХ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

Ма т е р и а л ы  д л я  проектирован ия  

К о м п ле кс н ы е  п л и ты  с  несущ ей  

основой и з  ж е л е з о б е т о н н ы х  

РЕБРИСТЫХ ПЛИТ д а й н о й  6  м  

Ра б о ч и е  ч е р т е ж и

Стаканы  д л я  к р е п л е н и я  крыш ных

вентиляторов ,  ДНТЛЕКТОРОВ п  зонтов

Ж елезобетонны е стак ан ы  С

ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМЕТР Jkx>/ "Too, Jdoo, 

72оо И H S o  ММ. Ра б о ч и е  ЧЕРТЕЖИ

М о н т а ж н ы е  д е т а л и  сборны х

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН и  ПОДКРА

НОВЫХ ЖАЛОК ОДНОЭТАЖНЫХ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

Рабочие  ч е р т е ж и  типовых

МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

2. 4бо~2  

вып. г

Монтажные детали  сборных ж елезо 

БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОКРЫТИЙ
одноэтажных промышленных зданий 

Рабочие чертеж и  типовых

МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛИТ Н 

ТЕМПЕРАТУРНЫХ ШВОВ

2 . 4 6 а -/ 5  

вып. с*

Типовые уз лы  покрытии промыш
ленных ЗДАНИЙ в МЕСТАХ УСТАНОВ
КИ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

Оказания по  прим енению  

типовых Узлов

З .о о б . г -2 / 3 2

Bl/п. О 
ШЫП. / - /
вып. 7 -2  

вып, 7 -3  

Вып. 7 -4

Сборные ж елезобетонны е, каналы

Н ТОННЕЛИ М3 ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Материалы  для проектирования 
Лотки. РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

Плиты, опорные Подушки, р а 

бочие ЧЕРТЕЖИ

Лотки. Арматурные и  закладны е 
изделия. Рабочие ч е р те ж и  

Плиты, опорны е подушки. 
Арматурные н  заклад ны е  изделия. 
Рабочие ч е р т е ж и

З .& с х э -З  

ВЫП. 7  часть 1 

вып. 7  ЧАСТЬ 2

Сборные железобетонны е конструк
ции ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ для

водоснабжении н канализации 
Издели я  д л я  круглы х  колодцев 

Рабочие чер теж и

А рматурны е изделия. Рабочие

ЧЕРТЕЖИ

Прилагаем ы е аркум енгы

Т77 м - 7 -  -РЖ И  
Альбом б

С троительны е конструкции  и  
ИЗДЕЛИЯ

V 2

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯ 
ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ 
ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ

КОД
КОЛ.

*•

ПРИМЕ
ЧАНИЕ

/ /БЛОКИ РУНДА ЦЕНТОВ 58//оо s . s

2 Колонны S82foo / У З

3 Т ундам ентны е балки 5824оа s ./

4 Балки  покрытия 5822оо / ¥ ¥

5 Персмычки 582800 a y

6 Па н е ли  стеновые 583 h o /¥£.5

7 Плиты покрытия 584-foo /7 .5

8 Плиты перекрытия 5 8 48 зо ¥ .¥

9 Д ета ли  смотровых колодцев 5в55оо / 6

7а Конструкции и  д етали  каналов 5 8 S 8 oo з о . з

// 3s,епем ты оград 5 8 9 9 а з * /

72

73

74

/5 /froго

Материалы  н а  и з го т о в л е н и е

СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОН

НЫХ КОНСТРУКЦИЙ УЧТЕНЫ В ВЕДО

МОСТИ потребности  в  м атериалах  

и отдельно не учиты ваю тся

$ 7 0 / / s

То 904— 1 -78 .87 -Ш

♦ Щ - У М  ЕЕТЯУГЯ Ш Ш Й  \ 
И . М Н Я  ГГГГГСТЯ V S Z H  i 
wilflu») ВРВЗДТЯ? WJM72.г.
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КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 5КЦ-100А0

Общие данные 
(окончание)

РП

Госстрой СССР 
РОСТОВСКИЙ 
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Схема расположения элементов, фундаментов

Ul
4 - 4 Сп е ц и ф и к а м * к схеме расположении элементов фундаментов

-j

у  т -
Шз т  отм, - 1 i$ 6

5о ь 275э

<а>

Яньнл ctm. - M s o  1

ж

Huj HA t гм -о. Зоо
А*#з'

С ооо

НА ОТМ. -  /65Ь

Ч-ОД-

ИйПыГ ёгм.-у.&уо

.-(Sot.

7*6ooox.if2oo6

4 W
Ttui ha ?o  'м -м& э

-o.Soo

о о

1 Л К---------W

Й
L Г -

Марке,
nos. Обозначение Наименование Коп.

М асса
ед.,кг.

Приме
чание

1

Ч \ L — | Ва л к и  ф ун д а м е н тн ы е

\ Н д  б е т о н к а 4 Ф Б С -4 2 4 45оо

р г 1 4 4 5 -4 Ф В С -4 Ч 4 43юо

1 | Ч _ _________ 1 з ёып- 4 Ф Б С -Ц 4 3 7оо
о ч Ф Б В -Ч 2 3 l o o

ту L 5 <P6G-43 3 боо

Б Т П З О Н -4 -  - К Ж Ф у н д а м е н т  <Рм 4 40
<53 1 а и с т  5 « ф м 2 г

8 » <рмЗ 2
2 - 2. 3 * Ф м Ч 2

Ha b e t o h k a
71f r

- о  ОЪо 40
л и с т  Б

и с р м 5 г
jqH I — L . Л 44 и ср р Гб 3
l

1щ Б л о к и  ф у н д а м е н т н ы е

* ЦСМВНТНЫЙ/ 12 Г О С Т  /3 5 7 9 -Т& Ф & С9.Э. е  - т 5 о 3 5 о
РАСТВОР I Стандартные и з д е л и я

i \--------------[ — }
13 Б олт 4.4 МВо х Воо ЗСт5 кп2

ГО С Т &/37з .4 -So h 2.34

3 - 3
12

Н а  б е т о н к а
-0,030

J W & S , 1*3

®  4 ° ®

ъо

I L  К
Н,

-м-----
- А

75.475

На б е т о н к а

от @ 4o ®

13

S$ol/3ooч-ч---7

■ у/
Ч\ V ЧЧ \К\ S, /

.ф’Чке
- / 2 5 0

Нл БЕТОНКА

4

Ha b e t o h k a

4025

Бетон
КЛАССА ВЮ

1 .3 a УСЛОВНУЮ О ТМ Е ТК У  0,000 ПРИНЯТ УРОВЕНЬ ЧИСТОГО РОЛА 
П ЕР В О ГО  ЭТА ТКА МАШИННОГО ЗАЛА

2 . Г р у н то в ы е  в о д ы  о т с у т с т в у ю т .  Г р у н т ы  н е п у ч н н н с т ы е , н е п р о -
САД0ЧНЫЕ СО следую щ ими ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ! У* 0,43РАД Ш Ф)
C-2.Kflfr (а02 ktcJcm1 ) ,2*14,7мЛа, (130кге/ем*) Р* /,8т/м* * 
Ко э ф ф и ц и е н т  б е з о п а с н о с т и  по  г р у н т у  к г - / о .

Ъ. Подготовку ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ВЫПОЛНЯТЬ п у т е м  
ВТРАМБОВАНА* В ГРУНТ ЩЕБНИ Ил И ГРАВИЯ КРУПНОСТЬЮ t/Q-б О м М .

Ц.Нл у ч а с т к а х  м еж ду  т о р ц а м и  ф у н д а м е н т н ы х  б а л о к  в ы п о л н и т ь  
ИАБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В / 0 , РАСХОД РАВЕН 2 ,4  М*

5  Г и д р о и з о л я ц и я  ПОД (СТЕНЫ в ы п о л н я е т с я  н а  ОТМЕТКЕ -О ,о г о  
ИЗ СЛОЯ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА СОСТАВА /!* ТОЛЩИНОЙ $0 ММ.

^-Ф УН Д А М ЕН ТЫ  Ф м 4 - Ф м 5  РАЗРАБОТАНЫ  С УЧЕТОМ НСПС\Ь- 
ЗоВАНИЯ ИХ В КАЧЕСТВЕ Э А ЗБ М ЛН ТЕА ЕИ ,

7 Ф ундам енты  в ы полняю тся  в т и п о в о й  о п а л у б к е  п ерн и  /9/2-1/77.

970// s
S L

ТП 9 0 4 -1 -  7 8 .8 7  -  КЖ

Компрессорная станция 5КЦ-100А0

Ikohtd

Ш Ш Ш  Ш Ш Ш Ш  W 5 S

Схема расположения 
элементов фундаментов

Стадия

РП

Лист Листов

Госстрой СССР
шPOCTOBCKL- _  

ПРОМС1РОЙН1'.ИП РОИСТ
Копировал Формат А2
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С ХПМЬ/ НОРМА t u b  них
Фм7

/V  • 2 4 2  к И  

/V, « /чЧ хН 
4 • В.4 к *  

М  ш 4 7  х*/-М

VI
С РПЦ и <РИЯА//НЯ Я <Р У*Л */ТЕМ Г/Г РТ <Рм /  “  Фм$

I J 1 Обозначение Наименование

Коп. на исполн.

ПримечаниеГм / <Рм2 Гн5

С б о Р 0 у н */с  б д и р и н ы

С е т е й  а р м а т у р н ы е

/

/ . Ч / О - Ь  B iff? ./
г е - Ш м  П 5 < г о 5 /

2 ! С  4 2 Ш  e S 'H T S 2 4 Ч

3 2 С % £  / 7 5 / п п / /

4 / 4 / 2 -  / ? 7  &ып. 3 С А - 8 / П 5 5 5

Д  ELTAAH

З-Ч. S <р/2А£/ГОСТ$Т8Ш  6=250 / / /

С т а н д а р т н ы е  и з д е л и я
МАССА  

ЕДИНИЦЫ, КГ

6
Болт / . /м2Ч*8оо ЗСтЗ кп£  

Г О С Т  2 4 3 7 9 ./ - д о 2 2 3 .4 2

А/А ТЕ РИ АЛ*/

Б е т о н  к л а с с а  В /2 .5 2 .J 2J L м>

4 - 4

Р А Г А  У В О Я
Фм2, фм$

Ведомость, р а с х о д а  с т а л */ н а  р а е м е н т , /сг

/Ча р к а

9 Л Е Н Е Н Г А

И з д е л и я  а р м а т у р н ы е

О б щ и н
р а с х о д

Д Р М А  Т У Р А  Н А Л  С О А

Вс е /оA - I  j Л -3 2

Г О С Т 5 7 6 / -  3 2

Ф 8 //тоге <56 ф/О Ф/2 Итого

Фм/ /3.5 /3.5 /2 23.3 /2.8 513 5о.б 50.6

<Рм2 /3.5 /35 2.4 /9.4 2S.6 47. У ВО. 9 60. S

Ф м З /3.5 /35 2 .4 /9.4 25.6 47. Ч 60.9 \ 60.9

1 1

f. Ла г р у з к и  н а  <р  у р а  а  м е р  п/ /l a p */ по в е р х н е м у

ОБРЕЗУ ФУНДАМЕНТА БЕЗ УЧ ЕТА  Н АГ/УЗО Р НА /ГОА, ВЕСА Ф У Н Д А 

МЕНТА И  ГРУНТА » А  ЕГО УСТУПАХ.

2. /7PH у  СТА PO S H  Е  а ОПАЛУБКУ ВЕРТИКАЛЬНО/* СЕТОН /?0Д- 

КОЛОРННКО& ВЕРХНИЕ ПОПЕРЕЧНЬ/Е С Т Е Р Ж Н И  СРЕЗАТЬ.

3. В е р ти к а л ь н у ю  а р м а т у р у  Фу н д а м е н т а  п р и в а р и ть

К АРМАТУРЕ ПОД ОШВ ь/ в МПС ГА X ИХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ.

N - /// кН 
Нс* 72 кН 
й * $ .$ к Н  

М * / Ч  * » • »

9 7 о / / п

Привязан

4% У1нв. №' J =

ТП 904-1-  7 0 . 4 7  - Ш

Компрессорная станция 5КЦ-100А0

Стадия Лист Листоа

РП 5

Фундаменты 
Фм1 - ФмЗ.

Госстрой
P0CTQBC1....

про: :сгролкм  проект

Ф о р м а т /2.
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Д н е

\
j

1

Ф м б

I

Ф м  5 3 - 3

Ч - Ч

Схемы нормативных нагруъок

Ф м  Ч Ф м  5  <£m G

Спецификации к ф у н д а м е н т а м  Ф м Ч - Ф м С
ь

1
!
<$ 1 Обозначение Наименование

Коп на исполн.
Примечаниам 4>ы5Фнй

Сборочные единицы

7,470-3 вып. 7

Сетки арматурные

< §-№*Г№ 7

2 К  £/$- В Л М 2
3 2С f d t  П54.05 У
Ч К  % ffl- S547F 2
5 7,472-7/77 вып- ъ СА -8А1 S

Летали 1 Масса 
1 ЕДИНИЦЫ ,лг

$4- 6 Ф%А&rocT57$<-st£*zso / 4 O.Z2.
Стандартные нъдедн*

7
B o a t  UMZ4xBC0BCT$K.n£ 
Гост 2ЧЪ7$.7-8о 2 э.чг

8
Болт 7,7М2о*5ооВСтЪкп2 
ГОСТ 24376 -/- во £ 7,57

Материалы

Бетон класса 72,2 7,7 2Ц о.Ъ мъ

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА стали на элемент, кг

Марка

элемента

‘Изделия арм атурные

Овщий
РАСХОД

Арматура класса

ВсегО

1 и А-Ш
Гост 5787- 82
Ф 8 ИтогеФ6 Ф70 <Р72 УТогг,

ФмЧ 7,2 74, Ч 73,0 2S.C, 28.6 28.6
<Рм 5 73,5 73-5 7,2 23,3 75.8 Чо,Ъ 53$ 538

I  Нагрузки на фундаменты даны по верхнему о&реъу 
фундамента без учета нагрузок на по а , веса фундамента 
и грунта на его уступ ax-

2, При установке в опалурку  вертикальны# с е т о к  под ко- 
ленников верхние Поперечные стержни с р е з а ть -

3- Вертикальную  а р м а т у р у  ф у н д а м е н т а  п р и в а р и ть  к

АРМАТУРЕ ПОДОШВЫ В МЕСТАХ ИХ ПЕРЕСЕЧЕНИИ'

Н s 45,ОкН 
Н<* 75.ЧКН 
Q * t $ * n o t

Н * Ш к Н  

Ж * № к Н  

Q = 8.8 кН 
М*  87 кН-м

Й -С ,2 ,9к И 97о// s

ТП 904-1- 7S.87 - КЖ

15

П ривязан

Ина. N9

Компрессорная станция ДКЦ-100А0
Стадия Лист Листов

РП 6

Фундаменты Фм 4 - Фм 6
Госстрой СССР
ростобскгЛ

промстролтшрожт
Копировал Формат А2
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85a
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Ш

1 Г

5 2 o o

3 5 o o

1Г

t f f t
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Спецн+икАцнл к схеме р а с п о л о ж е н и я  подземных конструкции

@ ©
3 - 3

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
ед-.кг.

Приме
чание

4 ТП&ОЧ-1- -ХХлнстыВ'Н Ка н а л  КН4 4
2

ЛИСТЫ&-Ц
К о л о д е ц  К1 1

8 н К2 1
Ф ундаменты  под

ОБОРУДОВАНИЕ

н
Т П 90Ч -1 - -к ж  

АНСТ23

фОм< S
.  5 <РОм2 2

6

ли ст  24

фОиЗ 5
1 Ф 0и4 2
8 <рОм5 2

-  8 ф о * б 4
40 ФОм7 1
41 Ф0м8 i

12 ФОмЭ 2
13 Ф0«Ю 4

-  14 ФОм11 S

1S 3.008,-2 выпуск П-2. Опорные подушки Off 3 8 4 0

16 1.HOO-IS ВЫПУСК 4 IНзделнЕ ЗА кллдноеМНiSoi 4 7,6

—

Марка,
поз. Обозначение Наименование Коп.

Масса
ед.,кг.

Приме -  
чание

Изделие стандартное

а В о а тЗ и /2 х 2 о о  
вСтЗкп2 гост2Н373.1 -Во 24 0 ,2 3

То улллм
1.Ш .

Ма т е р и а л ы

Б еггон  к л а с с а B Z S 1,2 — " 3

________ 1

0.000
^ % * ф А

Бет он к л а с с а Б 7,5

Ж

\ Б ето н  к л а с с а 37,5 ¥ - ¥

is

Kv ' L . X -----
Ч  т ,— 1

Б е то н  к л а с с а &7.S

1. C x E M A  РАСПОЛОЖЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ ПОД к а р к а с , з д а н и я  

Д А Н А  НА А  н е г е  V .
2 . Н а  д а н н о й  с х е м е  р а с /тоа  о ж е н и  я у к а з а н а /  о т м е т к и

НИЛА КОНСТРУКЦИИ»
3 . S  к а н а л е , ра с п о л о ж е н н о м  у  о с и  В>, п р е д у с м о т р е т ь  

У  А Х  О Н  И З  Ц Е М Е Н Т Н О  -  П Е С Ч А Н О Г О  Р А С Т В О Р А  М А Р К И  / 3 0  С  О Т М Е Т 

К А М И  в У К А З А Н Н Ы М И  Н А  С Х Е М Е .

ривязан

[Имв №

13с<

IpoRpp Мак
Зединж

"Рук.гр

9 7 0 / / S

•ш 904 -  I -76.87- кж 

Компрессорная станция 5КЦ -I00A0
Стадия

РП

Лист Листов

Схема расположения J ^ р о т № С :-'ИЙ*Р 
подземных конструкций 1 ПРС? 'CTPCi liM;'! ipq^ t

Ф о р м а т А 2
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С хе м  а  р а с п о л о ж е н и я  элементов  
к о л о д ц а  /О  . З е л е н я  3 ) ,

Схема расположения эле ментол 
х о л о д ц а  #2. ( С хем а YJ.

1

t

2
2

S
o
 

I 
//

£
<=

>

to-to

13-13

А. Временная распределенная н а гр узк а  н а  поле/ и  
плиты н а  н а л  а р * -  £  te/7a.

Я.,Подготовку о сн о в а н и я  под монолитнь/е элементы  
подземных к о н с тр у к ц и и  вы полнять п у те м  з т р а м б о з а -
ния 3 Г Р У Н Т  Щ ЕБНЯ U H U  Г  РАЗЫ Я КРУПНОСТЬЮ  
4 0 -й О  ММ j  ПО£ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ — ИЗ ПЕСКА
Т о л щ и н о й  too ММ,

Об р а т н у ю  з а с ы п к у  п а з у х  у  с т е н о к , к а н а л а  

д о п у с к а е т с я  п р о и з в о д и т ь  п о с л е  м о н т а ж а  п л и т  н е ге - 

fcpb frua  к а н а л а  Н Е п у ч Ы н и с т ь / м  г р у н т о м  с  п о с л о и -  

нь/м Т Р в М  C O & P H U E M  Ч Е Р Е З  2 о О ~ З О С  М М .

Y. Ип р у ж н ы е  поверхности с те н  сборны х з/селе- 
3oseroHHbfK ко нстр ук ци й  f на хо дящ и е ся  з грунте,пенл- 
за  те з а  2. р а з я  горячим  битумом м арки БН  7о/зо  
(ГОСТ бБ/7-7Б) п о  хо ло дн о й  Битумной ГРУНТОВКЕ.

5  В к а ч е с т в е  п о д г о т о в к и  п о д  к о л о д ц а /  К / t K Z  испелА 

з у е  г е я  п е с ч а н а я  п о д с ы п к а  то л щ и н о й  too м м

&. Вн у т р е н н и е  п о в ер хн о сти  колодца  К ! п о к р ы т а  м а с -  

т и х о й  н а  основе э п о к с и д н о й  с м о л а / Э Д -/Б  с  о та е а -  I 
д и Т Е Л Е М  ПО  ГО С Т toS87 -  7 6 .  I

7 Задел к  у  о т в е р с т и й  з  к о л о д ц е  после  п р о к  л а д -  
к и  ТРУБ и  отм остку ВОКРУГ л ю к а  Л"ВЫ ПОЛИUTL п о  
д е т а л я м  ти п о в о го  п р о е к та  Уо/-0$-//> 8*7 А л е в о м  2  
д л я  с у х и х  ГР УН ТО В .

в  О тв е р сти я  - по  м ес ту вы п о лн я ть  п у т е м  про свер 
ли в а н и я  п о  п е ри м етру о тв е р с ти и  ф2Бмм с  последую - 
щ ей  вы Б  н е к о й  а е т о н а.

у, З н а к  уг д а н  д л я  о р и е н тр ц и и  п р и  м о н та ж е .
/О. П о лы  в ь/пол н а га  п о с ле  п р о к л а д к и  в с е х  ком

м у н и к а ц и й .

Ф
П р и ам ам

Ииа. N9

97Q//S______________ g

ТП  9 0 4 - - I-  7 3 .8 7  - К Ж

К о м п р е с с о р н а я  станция 5КИ,-!00А

Канал K H I, колодцы  
К!, К2. ООкончание).

Стадий

РП

Листоа

Ро с с т р о й  С С С Р  
РОСТОВСКИЙ 

ПРОМСТРОИНИИПРОЕКТ
Ко пир о м * Формат А2
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Спецификация к участкам монолитным  У м 4 - У м &.

1
?
I* 1

Обозначение Наименование
Кол. на исполн.

Применение
Ум1 Ы УмЗ М 6м 5 Умб 5м4

Сбороч ные  е д и ншы

Изделия закладные

У м н м - э 2 2 2 \ 43
2 МН 707-1 8о
3 МН403-6 3 4 Н 7 6 464
/3 4Моо-45 ьып.4 МН 444-6 2 г 2 40
Я МН 553 3,73 46.4 М

*2 МН 404-3 46
ЧЪ m 4ос-з 6

Д е т а л и Масса £Д., кг

Ф12АШ ГОСТ 5784-82.
6 У 7* £*4Чоо 6~ 12
вя. Я' £ *Ч6Чо 3 НА
в.н $ £*26оо 7 2 ,3

вя 40* £*17Чо 5 3,3

БЯ. ЧН £* 8650 3 8,о

Ф8А§ ГОСТ578{-82
гу. Ч* £-275о ИЗ 14
Р'У- 5 i* 445о 40 7 56 0,6
БЯ И* Z=24So 12 4,Н
м 71* (/*1300 8 0,5
Б У в * С* 2 . 0 0  о Но 0.8
ГУ. 44 г- 77оо Н5 0,7
ЕЧ 15* l^tloo 5 4,1
54. 10 г=п5о 8 8 4,3
54 24 £- 483о 8 8 0,7
ВЯ & £̂ Ч24о 3 3 4,7
БЯ. 1М 75оо 3 3 0,6 I

6Я 25* t - 237о 6 4,1
5.4- у? 1*423о Ч_ 4,7
ВЯ i f 1*ЗЬ5о ~5 4,Ъ
1± i t В*Н5о 41 45

54 £*2&оо 6 4,4
гл И* t *  1Чоо 6 0,6
54. е*4бо<* в 4.6
t4 зэ 0Л/&ОО 6 0,6
ЕЯ, В-НЧ5о 7 ' 4.8
ГУ м* £*48оо 51 0,7
5.4. i f Е*2ЭЧо 42 4,2
54 ьъ £*{3So 42 о,5

*> Позиции Ч, 6 -8 1 /О-43, 15-47,20,22,2Ъ,25-2.7, 2 3 - 3 2 , 5 4 - 3 7 ,  33, 44,45, 46 
СМОТРИТЕ бЕДСМОСТЬ ДЕТАЛЕЙ НА ЛИСТЕ 43.

970//S

инж. Димбалист Шш£

ТП 904-1- 76.8 7-КЖ

М .

1 1го
А
а Обозначение Наименование

Коп. не исполм.
ПримечаниеУм4Ум2 УмЗУмЧУмЗУмб 6н4

Ф 8А§ ГОСТ5784-82
ВЯ 13* 8-ЗВЧо 6 1,5
« но £*2Z5o 6 о.з

tGAI ГО С Т5734-62
Б,У.

БЯ.
- 6* В-44оо 34 0,2

46* £-2оо 5С 56 53 66 гчч 254 о,о Ч

БН

ЕЯ-

t t 68.568353.74C8Jm 935,724X7 М о,2

у£ 3- 15с о 14 14 14 о,ъ
БЯ. 30 В* 12 о о 22 0,3
БН зч* е -  4боо 77 о.Ч
БЯ. чГ L-iSo 6 0,4
ЕЯ 45* С'Зоо 46 С.4
БЯ * i=lSo 46 0,1

-
—

Ма териллы

ВеТон класса 342,5 авз о,38 0.631,036А 15.0 0,55 м*

Привязан

Инв Ns

КСМПРВХОРНАЯ СТАНЦИЯ ЖЦ-ЮОАО

Участки монолитные Ум1—Умб
(начало)______ _

Стадии I Лист 8 Листов

РП 12
Госстрой СССР
реутовский

ПРОМСТРОИКИШРОЕКТ
Формат A t
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70
 8
7 

- К
Ж 

Ал
ьЗ
ОМ
 5

,<*Г

*fr

4 5 о о

Б м  4

че. (штук / р ) Ь '

ъч

т :

т
45оо

\  \ « w t > T \ — г

(So
J 5 o o /5 оо

3oSo
/5 о о  , 75o , У/£5

34-3*/

4*

3 5 - 3 5

В е д о м о с ть  расхода с т а л и  на э л е м е н т, к г

4475

/^L

М АРКА ЭЛЕМ ЕНТА

И ЗД ЕЛ И Я А РМ А ТУ РН Ы Е

АРМАТУРА КЛАССА

И-1
1
iж

j

l
*

1

1
1
5s

ГОСТ 5784-82 гост 575/S2 ГОСТ 403"70 гост 3003-7%
ф£ ЙТОГсФ8 Ф42 Чтого Ф8 1ЬьГо5=65=8 Итого*5 Итого

Ум4 2с,4 2о,422,3 223 43. о 14 4.4 5,9 20 7,9 9.0 52,0
У м £ 2о,4 20,4гг,в 12,3 ЧЪ.о 4,2 12 6,4 24 8,8 40,0 53,0
УмЪ 48.3 46.320,о 20,0 3$,Ъ 4,0 4,0 4,2 4,6 5,8 6.8 45,4
УмЦ ЯМ 55,4222 222 776 2,3 2,3 6,8 3,6 40.Ц 4 И,2 44,226.9 404,5
Ум5 473,6 473,6404,7 404.7 275,36,4 6,4 4*4.0 6,4ЮМ 56,6 56.683,4 358,Н
Ум& 116.6 226,6477.352.4 223,4 456,036,0 36,0154.2$4,6232,8 268,8 724,8
ВмЧ 43,Ъ 435 гч,о 2Ч,о 37.3 5,0 5,0 9,0 9,о И,0 54,3

\

изделия ЗАКЛАДНЫЕ

АРМАТУРА КЛАССА

л-ш

ПРОКАТ МАРКИ

в с т Ъ к п г
ОбШИЯ

РАСХОД

В е д о м о с т ь  д с т а л е и

15

У£
47

2.0

г г

23

£5

£7

эскиз

m o  i J j

/Ьос

4 о о о

f o o o

2£Ц о

"] Чое

4ООО

iooo\ 2&Чо у се

4ооо Л 5 о _
W O O

4о о о
" ] 3  оо

47о  о
\Ъоо

<°°° 41оо
■loo

РЕЗАТЬ По МССТУ

4оо\ /82>о 4420

_  442.0

т о 45оо
/42а

4оо I 4HSo
4420

442о 4И5о
4Ч2х>

то 445о
4400

поз эскиз

25 4400 445о 15So

З о гг
44 о  о

31 I\3оо

41 -  Д »  -

32 45оо 4&оо
45оо

35 45оо 4Н5о /5о0

34 — 45оо _

15с*
36 I| Зоо

37 15оо 4ЪЧо !14ао

39 45оо 2JIHO 14оо

4 5
2оо

4С, 75 I !*■

ЗаШ,НТШ>Ш слой БЕТоНА £Af РА£ОЧ£Н АРМАТУРЬ! РАВВИ 25мИ,

97o//s 2Z

Привязан

Инв Ns

ТП 904-1-7^^7 4 Ш

КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 5КЦ-Ю0А0
инж. Шшбалис' 'IKluxtS Стадия Лист

Вединж Макарова А—
РП 13

Листов j

V k . t t ) Моргунов
-Ьчотд *зшз,

—
7 7 Участки монолитные 

Ум1-Умб
(поодолжение)

Госстрой СССР 
РОСТОВСКИЙ 

ПРШСТРОЙНИИПРОЕКТ
Нконтг Лш^енкс^гагЗсташевсн ий=?25
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49-43 г о - ю

23- 23 2 4 - 2 4

А Р М И Р О В А Н И Е

и - г * 2 2 - 2 2 4 5 -4 5
А р м и р о в а н и е

2 6 - 2 6

I  За щ и т н ы й  с л о й  б е т о н а  д а * р а б о ч е й  а р м а т у р ы  

РАВЕН 25 мм.
2 .  В м е с т а А ОТВЕРСТИИ а р м а т у р у  в ы р е з а т ь .

3. П оз ици я 46 СТАВИТСЯ С ШАГОМ ИСО ММ & ШАХМАТ

НОЙ ПОРЯДКЕ 5 СТЕНКАХ ПО ВСЕМ УЧАСТКАМ.

9 7 0 //S

инж.
Ведшк.
Р у к .Г Р

Ш Р й

Цимбалис
Макарова
Моргунов

Шчотд ..Сааюгш
.Луцим
ютвшевс!

Привязан

I
I
1

Инв. Nв

ТП 9О4-1-7&07-КЖ

КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 5КЦ-100А0

Участки монолитные 
Ум1-Ум6 

(продолжение)

Стадии

РП

Лист

15
Листов

Госстрой СССРРХТОВСКИЙПРШСТРОЙШИПРОЕКТ
Ф о р м а т  НЕ
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<-4 2-2 3 -3

о .о о о -  О, о Во

I

I

970/ _ /$  2 5

ТО 904-1-7А47-КЖ

1 КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 5К1LI-I00A0
| Привянем КЙГЖ1И!1ЯяШ!'Г»|ТШ^ —

Стадия Лист Листов
|дЩ?Тй!] ГтаГТТЯГО ¥‘Г*Ь РП 161 Рук. rd МоогуноAJSitrsPS'/} 1
пачотд Саакьянш ШЯ/кК~] Участки монолитные 

Ум1~Ум6
Госстрой СССР 
РОСТОВСКИЙ 

ПРОМСТРОИНИИПРОЕКТ
Луценко ' И

Ии*, м» Г г ш Осташевс tidbẑ sЕ 5 |  (продолжение) 1
Копиром * формат А2
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Ap m u p o &a HUB

2 . - Z
А р м и р о в а н и е

6 - 6 7 -7

40-40

0 ,00  о

^4

- о  £ 8 а

Ж .

47

I - /  I ' " '*Г - >

г ъ 5 о

ШАГ2оо

I  З а щ и т н ы х  с л о й  б е т о н а  д л я  р а б о ч е й  

а р м а т у р ы  р а &ен  25 мм.
2- Ь  МЕСТАХ ОТВЕРСТИЙ АРМАТУРУ  

М Р Е Э А Т Ь
3. ЛоЗнЦ И * 46 СТА ЕЙТСА с ш а г о м  ЧоОмм 

В ШАХМАТНОМ ПОРЯДКЕ 3 СТЕНКАХ По 
ВСЕМУ УЧАСТКУ

9 7 & / М
ТП 904-1'7А*ЛКЖ

КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 5КЦ-100А0

Привязан ИНК. 1имбалиса V*uil6 Стадия Лист Листов

Вединж Макаровг мп^/ь Г ~ РП 17
Ру к . го Мо ргуно е £
Начотд Саакьянг 7ШАЫ Участки монолитные 

(окончание)
г « в с к $ СР

ПРОМСТРШНШПРОЕКГНконто Луиенко
i i r Зсташевск

Ко пир о м * Формат А 2
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С п е ц и Ф и к п ц и я  тс с х е м * *  p p  с  п о л о  з н а н и я  колон* f пялок  

У п л и т  п о к р ы ти я , п л и т  ПБРВКРЫГИЦ ,  ДИН^РАГМ ж е с т к о с т и

У  П£ РЕ ГО РОД О Н .

27

Мерк*.
nos.

2

!о

и
12

/3

ш

/5

и

п

/в

21

тгтч -t- -кж ц-кбо-74

—

/ .0 3 0 ./ - /  &ь//7% У -2

Обозначение

-/К 9 6 7 -П

t,03o.ff-Q. ватп. 4

№ 30, /-/ &ыг7. У - f

771904-1- -К Ж .К -М С 2

1.030,9-2 зы/7.7 уясть 2

I. 4 0 0  -  7

ТП 904-i- -K&CU- /оо

Наименование Кол

С х е м я £

У о л о п н ы

K G O - 7 - t
К б О -7 -2
К  6 0 -7 -3
К б О  -7 - У

/К Ф 6  7 -/ -/

Стоики р я х в е р к р  СФ4

То о н а  G .<P2G

//я с п д к я  ф а х ве рк а  НУ!

Т о  о н а H S 2

Н<РУ
П о Н С О Л Ь  О П О Р Н А Я  Т К У

Т о  о н а Р К ¥

Аи с т *2-Го с т  /9*02 -7 У  
ЗСГО м 2  ГОСТ1463 7-73

2 S o  к 4 о о

ИЗДЕЛИЯ С0ЕДИННТ£АЬНЫй

МС2.

МСЗ&

MH-tO

М М -19

С х е м *  2

В А Л к и  П О / С Р Ь / Т И Я

1БС7712 - G A Z -/

/6 С П 1 2 - 6 А £ -  2

ЧзДЕЛИЯ СОВДИНИГБАбНИЕ
АигтМГОСТ 19903-74 

Всгзкп 2. гост/4637- 79
Яооу <f с

L4 6 S ,l-/o j8 1  sa/rr.7 /nr-2Arir-ton<Pr- 2ооп

1ПВ14- 24т£т-ёо /тоГ-20071 3
! *_717904-/- -К Ж 4 -2 о о

-2 0 1

С х Е Н Я  3

(7л и п ./  ПОКРа/ТИЯ.

ШГ-24гХГ- бо/ТРГ- 2<ХУ7~/

/77Г-2А т$т-60/7рг-2ооП-2
/77Г-24т£т-6й/7РГ-2ссл-1 4
1П&14- 24’г1г-&77РГ*Ш-1 /

Масса
вд.,кг.

8  £сс>е>

353,1

16

!о

2ооО

2ооо

!5 оо

St.O

2S.2
25,2

35,2
/2t2

fo .o

7.6

2.2
22,0
8 ,f

6 .3

4 S oo

45bo

6 .3

2980

36 to

238o

2380

1380
3 6 /o

Приме
чание

1
?Sf
I *  i

m

м Г

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
вд-,кг.

Приме
чание

С тя к я н ь /

“ 1 Г 7.494-24 вы л. / С Б  /4А - £ 4 4оо

Ццелия соедини гол BHUi
— ц 2.460 - 7 S  вы о. О НС/ 16 0.4

/̂70 УЗЛАМ
?,чеон5
вил. о

Сх е м а  4
П ли ты  пере/срытия

23 3.006.7 -2 /8 8  в м . Н m g - j 5 ISO

С х е м у  5

Ам яррагмь/ ЖЕСТКОСТИ

~ Т ч А Ж ! 4 488о
25 т п з о ч - f -  -КЖИ-ДЯЦ А Ж  2 / 42So

г б А Ж Ъ / 52bo

(!й нелц  п ер е го р о д к и

27 ТПбоЧ- f -  -K W t -n n /7 Г/ 5 22оо

Плита/ перекры тие/
~~Тё ПК36./2 -  8 Ат 1 т S П&о

i e / /47 - f  вы /7. 6/ ПК 3 6 .7 5 - 8 А т 2 г /е> Пса

Чз д е л и я  соединигелеры -

Ч г f.030.9-Z АЫП.7 н а 4о 0.4

\о

41»

П '  
^ . ч  
§  1
S

к

v . . . v J S ro c r  в гч о -12 
8стЗ*п2 ГОСТS3S-79 

е -2 .го о
6 35.9

<И0АЙ Г0СТ518Н$2 е-ИОО 6 о,7

Из д е ли я  з а к л а д н ы е

S, 9с>о -  2.

Сллы/н/с <4 у  8  о
С  -  5~о о

5 П .6

С л г е н н н  А  у  2 а о  
С  = Зо<р 1 2о,6

/ . 4 о о - б / 7 6 М 2 - 2 5 / 8 - L

Отр ад артн ы е  и зде ли я

Болт5М20*У50Вст,i w i
Г 0 С Г г Ч 3 7 3 .1 -в О

20 L S I

> к
Мя т е  р и я л ы

Бе т о н  к л а с с а  3/2,5 9,7 — м^>

у

T ,

З о о

k i

* г - г г

12-12

H Z -2 5

3 1

~ |" |4

V
4.22o

------ \
0
V

0

>м у
£

ч

. 24q o

Щ Г
\S e to h  КЛАССА

5 1 2 ,5

ймьник ДчЯяо (5)

l b f ~

1 /

/ 3 - / 3

£ J L

З о о 3ot>

I
Сальник Ач 2<m

<f = 3«o
Батон класса- 

Г  В /2,s

4̂  V.

^ 4 ____

~ J n

B0 S0

у  /
у / л

L . п г з к

1

\

*Зо*ш
\  Отверстие в мл- 
■те  по м есту

<£>

1 ЪяДЕЛ К У  КОЛОНН 3 Ф УН Д А М ЕН Т п о  у з л у  d  с е р и и  2.420-1 
ВЫ 17, f в ы п о лн и ть  Б а то н о м  КУШ CCA 3/5 HR МЕЛКОМ е>я пол
н и т EJT а  .

Я.Мндекс  § д я н  для ориан тяцич  п р и  м о н т я Ж Е.

3. В олги тип 5 Устиновы ть в готовые <рундя менты &
ПРОСВЕРЛЕННЫЕ СК&ЯЭ/СЫНЬ/1 3&КРЕПЫ& О. ПОМОи/ЫО ЭПОК
СИДНОГО К ЛЕ Я , СОГЛАСНО ЫНСТРУЛСС/ИИ /70 КРЕПЛЕНМРО  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ <РУНД}АНЕНТ46/МИ БОЛ
ТУНЫ СНЧ71-75.

4. Отверстия по месту выполнить путем  просверливания 
отверстый ф 25нм с посладу/о и^ан вне рекой еетоня.

3 7 ° //т

Привязан

ГО 904-1'̂ ̂-КЖ
КОМПРНХЮОРНАЯ СТАНЦИЯ 5КЦ-100А0 |а я я ш й я я ш я в й кliiaicuo 1лы:ил1.м т гт г/{ Стадия Лист Листов I

1 л й Ш И 1 Ш г д Г ^ д РП /3 1
ЙЯВГТЯ ВИТ?Я?!ЯР 555Ч1
ш т л ш ш т т й з ~

Схемы расположения элементов каркаса. (Начало.) Госстрой СССР 1 РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ
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Схе м ы р я с п о л о ж & н ц

9  С Т Е Н О В Ы Х  * /  ^ ^ Р Н С / З Н Ы Х  П Р М Е Р Е и ,

7 7 о  о с и  £ .
©  ^

I зо

©  ©  <4

_ Т̂ 0&6/£ ГЮНЕЛН ИЗГОТОВЛЯЮ ТСЯ и з  IC E P A M 3 U T O  Б Е Т О Н *  и  nos. ^
к х т с с * £3,5 с ПЛОТНОСТ6Ю в  сухом  состоянии  Р  - //оо к -г/м * _ ' U з я Л о ж U те, в Ш36/ м е ж д у  ю нел*м и я р о  м о н т а ж е

1\Р£/7Л £ н и е  к а р и  и з н о й  п а н е л и  к  подла рнизнос/ &ыпа\- х а х а й /л / ^ ^ 7" ^  п о  м е с т у  в  с т е н о в ы х  п а н  е л я х  и п е ре го ро д - 
ИЦП> по УЗЛАМ  R и  Б приВЕДе НН6/М в сери и  /.030.Нвып0-ЗстЧ7 п п о р а  AHwrc ^ Г£м про св ерли в  * Нин отверстии ф2£мм 

3 ' Номер* у гло в  н* схемах по оси  2. и  в осях £ -&  А * * ы ' ’ ^ л а д у ^ ^ с и  еь/ s u s x o u  se ro a a .
ПО с ер н у  /.030,9-2 аып. £ в- на остальны х схемах по серии И Щеке v А&Н для ориентации при монтаже
/.030./-/ вью. 3 -3 .

шшшт

?1^ЯВ
52S2S3S

IW/Jlw»] Ю У Я Й Я Н  W30Z2 
»Ш ЯД !1 ЯС ТЯ !! Я! ^^^

ПЯЯЯЯ5ИГОЯ!ЯИ §|25Я
Е

•ш 904-1-7/*7-КЖ

КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 5КЦ-100А0
Стадия и--—

Схемы расположения перегородок ,стеновых и карнизных панелей. (Начало)
РП

Лист
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Листов

Госстрой СССР РОСТОВСКИЙ _
прастройнишвоЕкт
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<Р>ОмЗ Р О м Ч 9 0 * 5

С п е ц и ф и к а ц и и  к ф н н а а м е н г а м  пйд о в о р щ о ь а п н е  Ф С и  3 "  ФОм VV

Ось КОМПРЕСС О РА

:£

7 1 5 о

BSo
✓ 7* о

75о
8So

1
1

?г—Ч

7 '

2

z - t з - з

■ * # £ .
^1-vLr — ь

o.foo
г \\/

i
4^-о, боа

-2 :6рО
Ж _____

Т~
1

J____

~П"
1

____L * - абоо
r  ____

v k 
0 
#

----- ч

1
<
5 2 ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ коп. НА исполн. 1 ПРИМЕЧАНИЕ

№ срОнЧ№ ш m ш Ш ы
Сборочные единицы

Изделия стандартные Масса Е4- ,к г

/
Болт 5М20*Ъоо

3 М ЧдСтЬкпС ГОСТ 24375.4-Во

г
Б о лт 5М4£>*Зоо

ч 3 2 2 4 Z ч 0,56ВСтЗкпЪ Г0СТ&ЧЪ7М-80

ь
Болт 5М/2 *2оо
5СтЗкп2. ГосТ2ЧЪ7У.4-8о ч ч 0,2Ъ

Ма т е р и а л ы

Бе т о н  класса  5 42,5 0,53 0,7о 0,13 ОРЗ 0,47о,о5 0.15 023 м*
Бето н  к л а с с а  5 45 № м*

Ф О м б ФОм 7 Ф0м8 ФОм в Ф О м  U

4700
4 7 р

7

7

4 7 оо

Щ 4 £ *

1_2оо

$
1

н 4

” 7

V

н °

®

I
№ 7 -

ф5Ео

7

НЧо

± Т Г

5 3 а

.r-^ggO.

®

1

7

® -

Т а
7

439о;5/¥о

ёР?

®

. 7

® -

7 87 7 7 J
7

Л

<Х?Т 7 
60 0 ,

I  По д г о т о в к у  о с н о в а н и я  п о д  м о н о л и т н ы е

ФУНДАМЕНТЫ ВЫПОЛНЯТ* ПУТЕМ ВТРАМБОВАНЫ* В 
ГРУНТ ЩЕВНЯ ИЛИ гравия крупностью Уо-£омм  

2. Болты ТИП Б УСТАНОВИТЬ 5 ГОТОВЫЕ ФУН
ДАМЕНТЫ В ПРОСВЕРЛЕННЫЕ СКВАЖИНЫ/ ЗАКРЕПИВ 
С ПОМОЩЬЮ ЭПОКСИДНОГО КЛЕЯ, СОГЛАСНО ИНСТРУК
ЦИИ ПО КРЕПЛЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДО
ВАНИЯ ф ундаментными  в о л г а м и  СИН77-75

Ф 0 м 4 0

3 = 1

ч-ч

3

к

5 - 5

Q.Soo

п о р

ж

г ----ftlr— 8*

6 - 6

2

1 - г

45оо

0

0.000

Е

• г .

Р £ °о

?,«*> Ц Т
& $ Г ~ Ш

: - - М

4

Й Р

7
®

-О .воо

ж
$ 7 0 s / f зъ

Привязан IdlflL,
Зединж

к>гр
ш

Гил.

Цимбалис
Ма&авода
Моргунов
.СаакьддTlmtAuvACНконтр Луценкос
Зсташевс!

'IkuuJb

:  _
i w z H p .

Til 904-1- 73 8 7  кж

Компрессорная станция 5КЦ-100А0

Фундамш̂ ты̂ по̂  оборудовани

Стадии

РП
Лист
24

Лис гоя

Госстрой СССР 
РОСТОВСКИЙ 

ПРСМСТРОИНИИПРОШ’
Копиром* Формат А2
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В е д о м о с т ь  РАБОЧИХ, ЧЕРТЕЖЕЙ основного КОМПЛЕКТА 7/7&V-/- КМ ВЕДОМОСТЬ ссьионну/х и  ПРИ Л А ГА ЕМЫА А  о к у  НЕ ИГ06

лист НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

/ О  В Ц  НЕ А  А АННЕ.

2 Те х н и ч е с к а я  сп ец иф икаци я  м е т а л а  а на 
объект. ( На ч а л о )

3
Т ехническая  с п е ц и ф и к а ц и я  м ета лл а  на  
о б ъ е к т . { О кончание )

9 Т ехническая  спецификация м е т а л л а  на  
а е с тн и ц у /,

S
С  X ЕМУ/ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОА BE СНу/Х Л У  ТЕ А, 
БАЛОК Н X ОТМЕТКЕ 0.000

6 С х е м у / р а с п о л о ж е н и я  бало к  на отм етке
З.ЕСО, ПЛОЦААКИ НА ОТМЕТКЕ 5.000.

7 С х е м ы  р а с п о л о ж е н и я  б а ло к  на о т м е т к е
Z. 98oj ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК, ОПОР

S С л е п ы  РАСПОЛОЖЕНИЯ КРОНШТЕЙНОВ

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

1.Ч2С 2 -3  
выпуск 2

Ссылочные д о к у м е н т ы  
С тал ун и е  л о а к р а н о в ы е  балка 
Пути  по  а вес кого тран сп орта  
п ро л ето м  и в  N.

/ 4SO 3-3 
Выпуск 0

С тальны е лестн и ц ы , плоцлд* 
км, СТРЕМЯНКИ и о г ра ж а е и и я  
Ма те ри а л */ л а я  проектирования

/. 4SO. 5 -3  
56/руск / 
НАСТУ /, 2

С т а л ь н ы е  лестницу/ площадки 
СТРЕМЯНКИ и  о г ра ж а е и и я . 
Конструкции и з  холодно г н у 
т ы х  п ро ф и л е й .

2. Ч Ч о  -/
Выпуск/

Узлу/ стальных к о н с трук ц и й

ЛРОИЗ ВОД с гв  Б ИНЫХ ЗДАНИЙ 
Уз л у / п а о ц а д о к  под о б о р у - 
Д  ОВАНИЕ.

/. чзе -н
ВЫПУСК /

Узлы окон С О  СТАЛЬНЫМИ п е р е 
плетами По СЕРИИ /ЧЗЕ. 2-/S 
Узлы КРЕПЛЕНИЯ О К О И  И СОПРЯ
ЖЕНИЯ с о  с тен ами. р а б о ч и е  
ЧЕРТЕЖИ.

ТУ  з в - 2044-77 Настил  сварной реш етчату/й

О б щ и е  У К А З » *  Н И Л .

В> Ш А Х  И  А  Е  ГА А  я л  А И Р Ы  РЕ М /Е И  И  Я  С О Е Д И Н Е Н И И  

элементов  конструкция  Количест &о и  а  ил метр болтом , 
А Л И Н А  И ТОЛЩ ИНА СВАРНЫ Х ш в о в  О П Р Е Д  Е Л А Н РТ С Я  о р и  

РА  3 РА  В  О  Т К Е  а  Е ГА А  И Р О  А  ОЧН У/Х  Ч Е Р Т Е Ж Е Й  Н А  О С Н О В А 

НИИ РА С Ч Е Т Н Ы Х  t/С И А И И , У К А З А Н Н Ы Х  6 В Е Д О М О С Т Я Х  

Э Л Е М Е Н Т О В ,

И  А  Г Р Н З К И

КрЛНОВЛЯ н а г р у з к а , кран  п о д в е с н о й  р у ч н о й
ОАИОБААОЧНЫИ ГРУЗОПОАЬЕМНОСГЬЮ Q *S .O t/ ПРОЛЕТОМ
16 =  9 . 0  и  п о  Г 0 С Г  7 ^ / 3 - 8 0 S

2—<
8

|

2

t

и
I
я

ДАННЫ Й П Р О Е К Т  ВЫГ|ОЛНЕН В  С О О ТВ Е ТС ТВ И И  С  Д ЕЙ СТВУЮ Щ И М И  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы М И  Н О РМ А М И  И П Р А В И Л А М И  П Р О Е К ТИ РО В А Н И Я , К О Т О 

Р Ы Е  О Д Н О В Р Е М Е Н Н О  П Р Е Д У С М А Т Р И В А Ю Т  М Е Р О П Р И Я Т И Я , О Б Е С П Е 

ЧИВАЮ Щ ИЕ ВЗРЫ ВНУЮ , В ЗРЫ ВО П О Ж АРН УЮ  И П ОЖ АРНУЮ  Б Е ЗО П АС 
Н О С Т Ь  П РИ  СОБЛЮ ДЕНИИ П Р А В И Л  БЕЗО П АСН О СТИ  П РИ  Э К С П Л У А  -  

ТА Ц И И  ЗДАНИЯ (С О О Р У Ж Е Н И Я ). М Е Р О П Р И Я Т И Я  ВЫ ПОЛНЕНЫ  Н А  0 С -

I

Н О ВАНИИ ТЕ Х Н О Л О ГИ Ч Е С К И Х  ЗАДАНИЙ И У К А ЗА Н Н Ы Х  В  НИХ К А Т Е  -  
ГО РИ Й  П О М Е Щ Е Н И Й  И  З Д А Н И Й

П м м ш в  шпкавер проекта О С Т /Ш С В С  КИИ  Г 5 .
т а м ш в  т а й м е р  проекте Щсиааавхж, п р я м м ш и еа  проект
Д ате

S 7 Q / А _______________________

ТП 904-1- 7 е . в 7  _КМ 

Компрессорная станция 5КЦ-100А0

Инк Nfi

Приказан
Стадий Лист 1 Листве
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данные
Госстрой СССР 
РОСТОВСКИЙ 

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

хрориАТ А 2



7~
K

f7
0J

>0
tf

 
П

Р
О

Е
К

Т 
$

0
Y~

/-
7

£
S

7
- К

м
 

/4
/1

6&
&

М
 £

"



С
О

ГЛ
А

С
О

В
А

Н
О

136

I
ч*
ч>

$
I

ч
I
\

i
§,

is
§■

1
3
>5

£

ТЕХ.НИЧЕС/СЛЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ МЕТАЛЛА НА ОБЪЕКТ (скан чямме)

ВИД ПРОФИЛЯ

и
гост. ТУ

МАРКА

МЕТАЛЛА
и гост

ОБОЗНАЧЕНИЕ

И РАЗМЕР 
ПРОФИЛЯ 

(ММ)

№
№

 П
О

 П
ОР

ЯД
КУ

код
р

Iн
ут
X

§
А

ДЛ
И

Н
А 

(М
М

)

МАССА МЕТАЛЛА 
^ ПО ЭЛЕМЕНТАМ КОНСТр. T

ОБ
Щ

АЯ
 М

АС
СА

 (
Т? МАССА ПОТРЕБНОСТИ 
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Общие указания.

1. Данный комплект рабочих чертежей отопления и вентиляции разрабо
тан на основании технической документации, оговоренной в общих 
указаниях на листе I ТП 904-1-7КФАР.

2. Проект разработан с учётом следующих требований основных действу
ющих норм и правил: СНиП П-33-75*СН245-71,Г0СТ12.1.000-7б,
Г 0 СТ 12 Л.004-76,Г0СТ12.1.005-76.Г0СТ12.4.021-75.

3. Проект разработан для климатического района с расчётной температу
рой холодного периода -30°С, тёплого +22°С.

4. Теплоноситель для системы отопления - перегретая вода с темпера
турой 150 - 70°С.

5. Теплоснабжение предусматривается от теплосети промпредлриятия.

6. Узел ввода теплосети принят по типовым проектным решениям 
серии 5.903-6 выпуски I, 2.

Отопление.

I.Отопление машинного зала осуществляется за счет производственных 
тепловыделений и воздушно-отопительными агрегатами,включаемыми 
автоматически от датчика температуры для поддержания в машзале 
температуры 23°С в рабочее и 5°С в нерабочее время.

2.Отопление помещений оператора и маслохозяйства - регистрами из 
сварных труб, а отопление вспомогательных помещений - конвекто
рами типа "Комфорт".

3. Трубопроводы системы отопления монтируются из стальных обыкно
венных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75. После монтажа 
трубопроводы и нагревательные приборы окрашиваются краской
БТ - 177 0CT6-I0-426-79 за два раза.

4. Вентиль 15кч 892пЗ Ду=25мм устанавливаемый в соответствии с ти
повой серией 5.903-1 для агрегатов системы AI, подключается по 
чертежам проекта автоматизации.

5. Суммарная потеря напора в системе отопления и теплоснабжения- 
6000 Па.

Вентиляция.

1. Монтаж систем вентиляции производится в соответствии со СНиП 
3.05.01-85. Воздуховода выполняются по номенклатуре Минмонтаж- 
спцстроя СССР ВСН353-86.

2. Установка крышных вентиляторов выполняется по серии 1.469-7.2.

3. На воздуховодах системы В2 перед вентилятором и после него ус
танавливаются гибкие вставки по серии 5.904-38.

4. На схемах воздуховодов указаны отметки осей круглых воздуховодов.

5. Воздуховоды систем В2, BEI изготавливаются из чёрной кровельной 
стали, а воздуховоды системы ВЕ2 - из оцинкованной стали.

6. Воздуховоды из чёрной стали после изготовления покрываются 
внутри и снаружи эмалью П Ф - И 5  по грунту ГФ-021 Г0СТ25129-82 
в один слой. Вторая окраска наружной поверхности воздуховодов 
выполняется после их монтажа.

ДАННЫЙ П Р О Е К Т  ВЫ П ОЛНЕН В С О О Т В ЕТ С Т В И И  С  ДЕЙСТВУЮ Щ И М И 
С ТРО И ТЕЛ ЬН Ы М И  НОРМАМИ И ПРАВИЛАМ И П Р О ЕКТИ Р О ВА Н И Я . К О ТО * 
Р Ы Е  О Д Н О В Р Е М Е Н Н О  П Р ЕД УС М А ТРИ ВА Ю Т М ЕР О П Р И Я ТИ Я , О Б Е С П Е -  

. КИВАЮЩИЕ ВЗРЫ ВН УЮ . ВЗРЫ ВОП ОЖ АРН УЮ  И ПОЖАРНУЮ  Б ЕЗО П А С 
Н О С Т Ь  ПРИ СОБЛЮ ДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗО ПАСНО СТИ  ПРИ Э К С П Л У А  -  
ТАПИИ ЗДАНИЯ (С О О Р У Ж ЕН И Я ). М ЕРО П РИ ЯТИ Я  ВЫ П ОЛНЕНЫ  НА О С 
НОВАНИИ ТЕХН О Л О ГИ Ч ЕСКИ Х  ЗАДАНИЙ И УКА ЗА Н Н Ы Х В НИХ К А Т Е  -  
ГОРИЙ П О М ЕЩ ЕН И Й  И ЗДАНИЙ

Главный инженер п р о е к т * ОсТЯШвВСКИЙ Г .В .
Главный инженер проекта организации, принизавшей проект
Д ата

7. На участок воздуховода системы В2, проложенный через помещение 
машинного зала, наносится огнезащитное вспучивающее покрытие 
ВПМ-2 толщиной 4мм.

8. Воздуховод системы ВЕД для вытяжки из помещения оператора, 
звукоизолируется матами из стеклянного штапельного волокна МРТ- 
50 в рулонах толщиной 60мм с последующим покрытием лакостекло- 
тканью.

Указания по привязке проекта.

При привязке типового проекта к конкретным условиям промплощадки
необходимо:

1. Уточнить присоединение внутренней сети теплоснабжения к внешним 
сетям.

2. Исходя из климатических условий района строительства, проверить 
соответствие сопротивления теплопередаче ограждающих конструк
ций нормативным требованиям и при необходимости уточнить при
нятые решения по ограждающим конструкциям, а также количество
и тип приборов отопления и вентиляционных устройств.

ВЕДОМ ОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМ ЕНТОВ

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы.

3.900-9 Детали крепления санитарно-техни
ческих приборов и трубопроводов. комплект

5.904-10 Узлы прохода вентиляционных шахт 
через покрытия зданий. комплект

1.492-32 Зонты и дефлекторы вентиляционных 
систем. комплект

5.904-38 Гибкие вставки к центробежным венти 
ляторам. комплект

5.904-1 выпуски 0,1. Детали крепления воздуховодов. комплект

5.903-2 выпуски 0,1. Воздухосборники для систем отопле
ния и теплоснабжения вентиляционных 
установок. комплект

I.494-10 Рещётки щелевые регулирующие тип Р . комплект

5.903-6 выпуски 1,2 Оборудование комплектно-блочное 
унифицированное для автоматизирован
ных индивидуальных тепловых пунктов. комплект

5.904-20 Клапаны огнезадерживающие. комплект

1.494-30 выпуск 2 Установка и крепление центробежных 
вентиляторов Ц4-70. комплект

Прилагаемые документы.

ТП904-1- 78.07 -0B.C0 Спецификация оборудования. альбом 6

ТП904-1- 78.87 -0В. ВМ Ведомости потребности в материалах. альбом I

ПЛАН-СХЕМА

ОСНОВНЫ Е ПО КАЗАТЕЛИ ПО ЧЕРТЕЖ АМ  ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ

Наименование
зданья

(сооружения),
помещения

Объеду
м3

Периоды 
года 
при 

t н,°С

Расход тепла,Вт

Расход
холода,
Вт

Устано
влей.
мощи.
эл.
двигат,

кет.

На
отопле
ние

На
вентиля
цию

На
горячее
водосна
бжение

Общий

Компрессорная
станция
5КЦ-Ю0А0

3530
зима

-30
16800
95600

- - 16800 -
13 ,23

95600

В числителе приведен расход тепла на отопление помещений компрес
сорной в рабочее время, в знаменателе - при дежурном отоплении.

ВЕДОМ ОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖ ЕЙ О СН О ВН О ГО  КОМ ПЛЕКТА ТП904-1-Я*-0В

Лист Наименование Примечание

I Общие данные.

2 План отопления и вентиляции. 
Характеристика оборудования.

3 Схемы систем отоплениятеплоснабжения,вентиляции.
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* * Ы у е с тв о  о к л ,* * » * * *  волы.ч. о * * * е  ж е с т к о м  2 - € ~ - * ф -  г. кхввонвтввв ж е стк о е ^ А ю ы п к н и т ш  жеегкосг* ^ ~ - - W .  '
'**"*"“ с в о в о А ы „  у г и е ы с х о т ъ , / о - / о о ^  • * %  Л п щ ы т н ц » ,  в о А о р о ^ х  н о ы в  Р Н  6 ,S -S ,  В. ж е с е в о  о , , -о ,  з » / в ;  т .ж у т н о м  I S » ' / / ’

8 с о д е р ж а н и е  н е т т е / т р о д у к т о в  ^ / р м ^ ;  9 с у х о 4  о с т а т о к  / о а о - / з о о ^ у л .  ' *

ведомость рабочих чертежей основного комплекта ТПЗОН• -ЗП.

Аист Н а и м е н о в а н и е Пр и м е ч а н и е .

/ О б щ и е  д а н н ы е .

2 /7 л  л и  н а  отм. О , о о о .  Сечения 7 -7 . 2 -2 .

3  п С х е м ы  с и с т е м  S /  3 4 , 3 8 . ЛЗ, Г 4 . К / .  К / Л .

Д а н н ь /в  /jo п р о и з в о д с тв е н н о м у  в о д о п о тр е в ле н и ю  и  в о д о о тв е д е н и ю .

45

Н а и м е н о в а н и е  
п о  т р е б и т е а я

У с т а н о в к а  о с у ы к н  Р & М -/5  

К о м п р е с с о р 3 2 8 Ц -/ о о /$

К о м п р & с с о р  В У - а в / з

И т о г о :

$ > ч

|§°

24

24

& 1 я ?
! Ь

а ш § ?
rex/fip 
чесхл* j s - f f

Режим 
в о д о и о г р в б - 

а е н м я

S одопа тревленне

О Из сети горя
ч е г о  в о д о с н а б  жеии/Г

И з ВОДОПРОВОДА 
ь б о р о тн о Д  в о л  
ЛОД А/ОЩ СГО

Уеягвгывнын

ТЕ Щ * 35-49 н е лр е р ы вш *  ж
удуууДЗ А О Ĵ ”"1
Уескм  3 5 -4 5  непреры вм /ь

Водоотведение
Концбнгрлцил
ЗАГРЯЗН ЕН И И  
СТОЧНЫХ Bad  
п о с л е  АО КААЬ' 
Н6/Х ОЧИСТИМ*
сооружений

м г/ а

Приме мнил

Характбрнс
ТИ КА  СТОЧ
Н Ы Х МОД

Режим
ВО Д О О ТВЕ
Д ЕН И Я

В ВОДОПРОВОД  
ОБОРОТНОЙ ВОЛЫ, 

ОБРАТНЫЙ

М9/сУ1 M*/v л/с

г̂̂ =4о°с
ч еп р ер и а н и н

max'
X T 7 7 S
4iogX*xi&A

60,ax' 
xTMp

76,УХ
SooAX
xfK.aW At*wc

^ Неяр&РьюныА7£iox"/Л?6,0 °P/t
БЗ/ЯХ^ 
X T 776

2&ЗЯХ
X324C\sx90J

ведомость ссылочных и  прилагаем ы х документов,

О б о з н а ч е н и е Н а  и м е н о в а н и е П р и м е ч а н и е .

С с ы л о ч н ы е  а о к ч м е и т ы .

4. 9 0 4 -6 9 Д е т а л и  к р е п л е н и я  с а н и т а р  Н о -

8I*§!11

- 4 -9 0 0 -3 ______ Дл ь б о и  о б о р у л о в л н н я }  р а с о н н ы х  члстбА

н  Л р и а т у р ы  д л я  сет ей  н  сворухении

8ОАОПР080ЛА Н КАНАЛИЗАЦИИ бш ПУСКШ -

П р и л а г а е м ы е  а я к у м е н т ы

W 3 0 4 -/- 7 3 .8 7  -з к т 1I!!I

Т № 4 -/ - 78 . 8 7  -В К .Ш В е л о м о с п  п о т р е б н о с т и  в  и л т е р и а л а х

ДАННЫЙ ПРОЕКТ ВЫПОЛНЕН В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ 
СТРОИТЕЛЬНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, КОТО
РЫЕ ОДНОВРЕМЕННО ПРЕДУСМАТРИВАЮТ МЕРОПРИЯТИЯ, ОбЕСПБ -  
ЧИВАЮШИЕ ВЗРЫВНУЮ, ВЗРЫВОПОЖАРНУЮ И ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАС -  
НОСТЪ ПРИ СОБЛЮПЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУА -  
ТАЦИИ ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ). МЕРОПРИЯТИЯ ВЫПОЛНЕНЫ НА ОС -  
НОВАНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ И УКАЗАННЫХ В НИХ К А Т Е 
ГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ И ЗДАНИЙ

Глам ы в инженер проест* О&ТАШСЛСКНН Т б .
Гпвюый инженер проект* организации, гтримолц'иг* проект
Дат**

О б щ и е  у к а з а н и я .

1. Р а б о ч и е  ч е р т е ж и  в н у т р е н н и х  в о д о п р о в о д /! л  к а н а л и з а ц и и  р а з -  

р а б о т а  н м  / г о  и с х о д н ы й  д а н н ы м ,  п р и в е д е н н ы й  в  о б щ и х  у к а з а н н ы х  

к  о с н о в н о м у  К о м п л ек т у  р а б о ч и х  ч ер т еж ей  к о м п л е к т а  А Р .

2 . С и с т е м ы  В О Д О П РО ВОД А  И  К А Н А Л И З А Ц И И  З А И Р  Р Б К  ТИРОВАНЫ  В

Соот вет ст вии С //и Л 2 ,0 4 .0 /-£ f „  вн ут р ен н ий  в о д о п р о в о д  и  к а н а л и з а ц и я  

з д а н и и ,  С И  4 7 8 -3 0 , И н с т р у к ц и я  п о  л р о е к т и р о п а н н / о  и  м о н т а ж у  с е 

т ей  ВОДОСНАБЖ ЕНИЯ И  КАНАЛИЗАЦИИ И З ПЛАСТМ АССОВЫ Х ГРУБ ?

J.Ja у а л о з н у /о  от м ет ку 0 ,000 п р и н я т а  о т м е т к а  у р о в н я  ч и с т о г о  п о л а  

м а ш и н н о г о  ЗА4А, с о о т в е гс г з у /о щ А я  от м ет к е- п о  т р л о г р а т н ч е с к о й  

с ъ е м к е .

4 С и ст ем ы  в о д о п р о в о д а  и  к а н а л и з а ц и и  з а п р о е к т и р о в а н ы ;  

-С И С Т Е М Ы  8 /7 3 ,7 4  И З  СТАЛЬНЫХ в о д о г а з о я р о з о д н ы х  О Ц И Н К О В АН 

НЫ Х ТРУБ.

-си ст ем ы  34 ,B S  и з  с т а а ы /ы х  з а е к  т р о с  в а р н ь /х  т р у б

- СИ СТЕ М А  К /  И З  П Л АСТМ А ССО ВЫ Х  К А Н А Л И З А Ц И О Н Н Ы Х  Т Р У Б  

-С И С Т Е М А  Н / 3  И З  П О Л  И  У Т И Л Е  Н О В Ы Х  Н А П О РН Ы Х  ТРУБ, 

в в о д  в о д о п р о в о д а  8 /  в ы п о л н е н  и з  ч у гу н н ы х  Н А П О РН Ы Х  т р у б .

5  С т л а н н ы е  т р у б о п р о в о д ы ,  п р о к а а д ы в а е м ы е  в  з е м л е ,  п о к р ы 

в а е т с я  В Е С Ь М А  УС И Л Е Н Н О Й  П РО Т И В О К О РРО З И Й Н О Й  И З О Л Я Ц И Е Й ,

С. С т а л ь н ы е  т р у б о п р о в о д ы  о к р а ш и в а ю т с я  б ы л  ль ю  /7 7 > -//б  в

Д В А  с л о я  Н О  О Д Н О М У  С Л О Ю  Г Р У Н Т О В К И  Л Ф -о е о .

7. М е с т а  п р о х о д о в  п л а с т м а с с о в ы х  т р у б  ч е р е з  п е р е к р ы т и я  д о л ж 

н ы  ЗАД Е ЛЫ ВА ТЬСЯ  Ц Е М Е Н Т Н Ы М  Р А С Т В О Р О М  ИЛ ЗС/О  ТОЛЩИНУ ПЕРЕКРЫ7НЯ,

8  7/л б и в к у  с а л ь н и к о в  п р и  п р о х о д е  т р у б о п р о в о д а  ч е р е з  ст роит ельные

КОН СТРУКЦИИ ПРОИЗВОДИТЬ в  СО О Т В Е Т С Т В И И  С  ТРЕБОВАНИЯМИ С Е РИ И

S ’. 9 о О '2 ,

9. Р а с с т о я н и е  м е ж д у  к р еп л ен и я м и  п л а с т м а с с о в о г о  в е р т и к а л ь н о ю

ТРУБОПРОВОДА ДОЛЖ НО БЫ ТЬ Н Е  Б О А С Е  £ 0 Д И А М Е Т Р О В  ТРУБЫ . 

tO .O rM E T K M  ИА СХЕМ АХ НАПОРНЫ Х С Е Т Е Й  О ТН О СЯТСЯ  К  О С Я И  ТРУБ,

н а  с х е м а х  с а м о т е ч н ы х  с е т е й  К  л о т к а м  г р у б .

0. Ук а з а н и я  п о  п р и в я з к е  п р о е к т а  п р и в е д е н ы  в  п о я с н и т е л ь 

н о м  З А П И С К Е  А Л Ь Б О М А / Р А З Д Е Л А  S K .__________ _

Основные ПОКАЗАТеЛН ПО ЧЕРТЕЖАН ВОДОПРОВОДА Н КАНАЛИЗАЦИЯ.

Ь л н м ен свА Н и с
СИ СТЕМ Ы

По т р е б н ы й  
н а п о р  

н а  в в о д е  
и

Р а с ч е т н ы й  р а с х о д {Мтлневлеь 
НА9 н о щ -
~носп /Лек. 
РодЛл г а ш ы

•
Пр и м е ч а н и е

fp /cy r и У ч а/ с
ПРИ /70 

%
З о д  о  я р о  во д  
х о з я й с т в е н н о -

-п и т ь е в о м 7 / о } 7 0 ,23 0 > 3 /

iS S S S fiя»#
ВОДЬ/ ПОДАМУ- 

Ы НН З Б -4 5
S 3 /Z /
ХН776 Х З& Р

71Ж ?
У У Ь 7

3 0 A O A PO B Q J
О БО РО ТН О М "

° Л 7 Г -
M i x *
Х /776 Ж W s

Г о р я ч е е  в о -  
Л о  с н а б ж е н и е / / 0 ,6 0 ,24 0,24

ЧТЯНШ У** U L 0 ,52 2 ,7 5

У с а  о  в  нь/е. о &о з  н а  че мим. 
— га— — К а н а л и з а ц и я  д рен а ж н ы х  вод. 
-пан- С  УЕтчик воды.

Ина №

Начртд

Привязан

9 7 0 1  f s  1 )5

ТП 904-1- 7 8 . 8 7  -  ВК
Компрессорная станция 5КЦ-Х00А0

Госстрой СССР
РОСТОВСКИЙ 

ПРОТЛСТРОИНИИПРОЕКТ
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Типовой проект 904-1-78.87

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293816/4293816508.htm

