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М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я  А К А Д Е М И Я  Т Р А Н С П О Р Т А

Закрытое Акционерное Общество 
“УНИВЕРСАЛ-КОНТАКТНЫЕ СЕТИ"

199034, РФ, г Санкт-Петербург,
В .0.3-я линия д.20
Тел.: (812 323-60-68,323-54-17,323-67-01,323-67-02 
Факс: (812) 323-60-68,323-54-17,328-03-77

ИНН 7811063621 
ОКПО 39487067 
ОКОНХ 95130

р/с 40702810300000001201 
кор/с 30101810200000000733 

в ФАКБ Внешторгбанк в г. С.-Пб.
БИК 044030733

Главному инженеру 
ОАО «Трансэлектромонтаж» 

П.В. Иванову

Направляем Вам на согласование альбомы проекта К С -160.11 
«Контактная подвеска К С -160 на жестких поперечинах», 
откорректированные по замечаниям Департамента (письмо № Ц ЭТ-29 от 
5.05.04) и ОАО «Трансэлектромонтаж».

Приложения:
1. Альбом К С -160.11.Постоянный ток «Контактная подвеска 

К С -160 на жестких поперечинах» (93 листа) -  1 экз.
2. Альбом К С -160.11.Переменный ток «Контактная подвеска  

К С -160 на жестких поперечинах» (83 листа) -  1 экз.
3. Перечень изменений.

С уважением, 

Генеральный директор фг. Журкин

Исп. Кудряшов Е.В.



Приложение 3.

П еречень изм енений в альбом е К С -160.11. П остоянны й ток.

1. Стр. 4. В пояснительной записке указано: «Установка промежуточных консольных 
стоек производится на ригели, несущей способностью не ниже 130 кНм, 
переходных -  не ниже 180 кНм». Аналогичное примечание д а н б н а  л. 57 и 92.

2. -Стрг 12, 14, 16, 18. Добавлены примечания о применении фиксатора подвесного 
изолятора несущего троса.

3. Стр. 25. Изменена схема разанкеровки усиливающего провода. Анкеровка 
усиливающего провода расположена выше троса средней анкеровки. Исправлено 
обозначение изолятора поз. 10 П СФ -70-3/0,5-06 (вместо -05) и обозначение подвеса  
на ригеле поз. 9 (УКС 02812-01).

4. Стр. 27. Изменена схема перехода усиливающего провода с консольных сопор на 
жесткие поперечины: на первой жесткой поперечине усиливающий провод 
подвешен сверху на Г-образной надставке для увеличения расстояния до несущего 
троса в месте пересечения.

5. Стр. 33. Тип зажима средней анкеровки несущего троса оставлен 056 (КС-326). 
Дано примечание о возможности применения зажимов других, разрешенных 
изготовителей.

6. Стр. 57-64. Переработана конструкция консольных стоек. Соединение узлов  
крепления консолей и фиксаторов с консольной стойкой выполнено на болтах с 
возможностью перестановки для регулировки. Даны диаметры отверстий в раме.

7. Стр. 71. Добавлен фиксатор ФАЖ-3, применяемый на опорах «Б» сопряжений без 
секционирования.

8. Стр. 73. Добавлен чертеж ушка УКС-02811.
9. Стр. 77. Добавлены размеры.
10. Исправлены найденные неточности и опечатки.

П еречень изм енений в альбоме КС-160.11. П ерем енны й ток.

1. Стр. 4. В пояснительной записке указано: «Установка промежуточных консольных 
стоек производится на ригели, несущей способностью не ниже 130 кНм, 
переходных -  не ниже 180 кНм». Аналогичное примечание дано на л. 51 и 82.

2. Стр. 12, 14, 16, 18. Добавлены примечания о применении фиксатора подвесного 
изолятора несущего троса.

3. Стр. 27. Тип зажима средней анкеровки несущего троса оставлен 056 (КС-326). 
Дано примечание о возможности применения зажимов других разрешенных 
изготовителей.

4. Стр. 51-58. Переработана конструкция консольных стоек. Соединение узлов 
крепления консолей и фиксаторов с консольной стойкой выполнено на болтах с 
возможностью перестановки для регулировки. Даны диаметры отверстий в раме.

5. Стр. 65. Добавлен фиксатор ФАЖ-3, применяемый на опорах «Б» сопряжений без 
секционирования.

6. Стр. 67. Добавлены размеры.
7. Исправлены найденные неточности и опечатки.

П рим ечание (по зам ечанию  ТЭМ ). Расположение обратных фиксаторов оставлено с 
высотой крепления к стойке Нф=600 мм (фиксатор расположен под небольшим наклоном) 
для обеспечения требуемого ГГУТЭКС расстояния 450 мм от уровня рабочего контактного 
провода для основного стрежня фиксатора.



Российская Федерация 
Открытое акционерное общество 

“ Т Р А Н С Э Л Е К Т Р О М О Н Т А Ж “
105064, Москва, Старая Басманная ул^ дом. 11-а, тел: 262-93-81, факс: 261-03-71, телетайп 207372 Сократ

№ 2713-9/4-70 30 сентября 2004 г.

Директору филиала 
№ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ,  б ,  8  

омтс 
по

«Техническая информация 
о вводе нового типового проекта»

При этом Вам направляется для руководства и исполнения информация 
департамента электрификации и электроснабжения ОАО «РЖД» ЦЭТ-2 от 12.08.04 года о 
вводе в действие типового проекта КС-160.11 «Контактная подвеска КС-160 на жестких 
поперечинах», разработанного ЗАО «УКС».

Обращаем Ваше внимание, что проект КС-160.11 относится к 2-х путным участкам, 
для уменьшения нагрузки на жесткие поперечины расположение консольных стоек во всех 
случаях принято со стороны опор (в проектах ТЭЛПа стойки устанавливались в 
междупутье).

Для сведения, проект к/сети КС-160 на станциях с жесткими поперечинами (КС- 
160.12) в настоящее время находится в стадии разработки.

Приложение:
1. Информация о новой проектной документации ЦЭТ-2 от 12.08.04 г.
2. Проект КС-160.11 «Контактная подвеска на жестких поперечинах. Постоянный 

ток» УКС 2003 г.-93 листа.
3. Проект КС-1 6 0 . 1 1  «Контактная подвеска на жестких поперечинах. Переменный 

ток» УКС 2 0 0 3  Г . - 8 3  листа.

Г енеральный директор 
ОАО «Трансэлекгромонтаж» О. С. Радкевич

Исп. Ж иженков А . Ф. 
Тея. 262-84-20
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«РОССИЙСКИЕ 
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»

(ОАО «РЖ Д»)

э л ^ с г $ Ж к ® и и  И 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Новая Басманная ул ., 2. Москва, 107174 
телефон (09§) *62-5033 

♦акс (095) 262-0866

«-mall: геНпсикзДсяз-ятз,ru, у щ ,rzd, rrj

1 2 .0 8 ,0 4  Us Ц Э Т -2

Начальникам служб электроснабжения 
железных дорог

Проектным институтам (по списку)

ц у э п , ц у к с , д к с с

ФГУПВНИИЖТ, ПКБЭЖД

ЗАО БОС: С-Петербург, Юг, Восток, 
Москва, Энергомонтаж

ОАО «Трансэлектромонтаж»

СФ «Трансмонтажавтоматика»

ОАО «ЦНИИС», ЗАО «УКС»

ЗАО «Форатек Энерго»

Информация о новой проектной документации.

Департамент электрификации и электроснабжения ОАО «РЖД» 
утвердил и ввел с 01.06.2004 в действие проект N2 КС-160.11 «Контактная 
подвеска КС-160 на жестких поперечинах», разработанный ЗАО «УКС».

Проект состоит из двух альбомов (-постоянный ток; -переменный ток), 
содержит технические решения при выполнении контактной подвески КС- 
160 на жестких поперечинах вместо консольных опор на двухпутных 
участках с увеличенным габаритом опор (4,9+6,0 м), при недостаточной 
прочности заделки опор, на изолирующих сопряжениях в кривых радиусом, 
менее 800 м, приостановке о ^ р  за ттредел^яи пассажирских платформ.

~ Департамент обязывает применять указанный проект при 
проектировании контастной сети на новых^эдектрифицируемых участках и 
обновлении на действующих участках.
~~ Срок действия проектной документации установлен до отмены.

Документацию распространяет ЗАО УКС. Заказы направлять по адресу: 
199004, г. С-Петербург, Васильевский остров, 3-я линия, д. 20, тел.(812) 323- 
60-68,323-03-96.

Первый заместитель начальника Департамента' . Хаяанов

Исп. Глущенко Игорь Анатольевич ЩЭ 
Тел. 262-70-71
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доку м е т а

Наименование Лист Обозначение
документа Наименование Л ист

KC160.11.II3 Пояснительная записка 4 КС-160.11.017 Раэанксропка и обвод усиливающих проводов на анкерной опоре средней рнкерооки 25

1. Условные схемы анкерных участков КС-160.11.018 Переход усиливающих проводов с консольных опор на жесткие поперечины 27

КС-160.11.001
Условные схемы анкерных участков контактной подвески на жестких постречинах на 
двухпутном перегоне 7 КС-160.11.019 Переход усиливающих проводов в зоне сопряжения с секционированием 20

2. Армиропки жестких поперечин КС-160.11.020 Переход усиливающих проводов в зоне раээнкерооки 29

КС-160.11.002 Варианты схем установки ригелей и поддерживающих конструкций 9 КС-160.11.021 Варианты подвесил усиливающих проводов на жестких поперечинах 30

КС-160.11.003 Армиронка нромежуючной жесткой иимеречины. Прямой участок пути 11 3. Схемы установки консолей на консольных стойках

КС-160.11.(104 Армиронкл нромежуючной жесткой поперечины Кривой участок nyin 12 КС-160.11.022 Консольная сюйка дня щюмежуточных жестких поперечин. Прямая, зигзаг к стойке 31

КС-160.11.005 Армиронка жесткой поперечины на средней анкеровке 13 КС-160.11.023 Консольная стойка для промежуточных жестких поперечин. Прямая, зигзаг от стойки 32

КС-160.11.006 Армировка переходной жесткой поперечины на сопряжении 
без секционирования. Опоры "А" и "Б". Прямой участок пути 1*1 КС-160.11.024 Консольная стойка па средней анкеровке 33

КС-160.11.007 Армировка переходной жесткой поперечины на сопряжении 
без секционирования. Опора "В". Прямой участок пути 15 КС-160.11.025 Консольная стойка для промежуточных жестких поперечин. Внешняя сторона кривой 34

КС-160.11.008 Армировка переходной жесткой поперечины на сопряжении 
без секционирования. Опоры "Ли и "Б". Кривой участок пути 16 КС-160.11.026 Консольная стойка для промежуточных жестких поперечин. Внутренняя сторона 

кривой 35

КС-160.11.009 Армировка переходной жесткой поперечины на сопряжении 
без секционирования. Опора "В”. Кривой участок пути 17 КС-160.11.02/ Консольная стойка для переходных жестких поперечин. 

Сопряжение без секционирования на прямой, опора "А" 36

КС-160.11.010 Армировка переходной жопкой поперечины на сопряжении 
с секционированием Опоры "Л" и Т Л  Прямой участок пути 10 КС-160.11.028 Консольная стойка для переходных жестких поперечин. 

Сопряжение без секционирования на прямой, опора "Б" 37

КС-160.11.011 Армировка переходной жесткой поперечины па сопряжении 
с секционированием. Опора 43". Прямой участок мути 19 КС-160.11.029 Консольная стойка дли переходных жещких поперечин. 

Сопряжение без секционирования на прямой, опора ИВ" 38

КС-160.11.012 Армировка переходной жесткой поперечины на сопряжении 
с секционированием. Опоры "Л" и *1У\ Кривой участок пути 20 КС-160 11.030 Консольная стойка для переходных жестких поперечин.

Сопряжение без секционирования на внешней стороне крииой, опора *А" 39

КС-160.11.013 Армировка переходной жесткой поперечины на сопряжении 
с секционированием. Опора "В". Кривой участок пути 21 КС-160.11.031 Консольная стойка для переходных жестких поперечин.

Сопряжение без секционирования на внешней стороне кривой, опора "Б* 40

КС-160.11.014 Армировка жесткой иоперечи»»ы на анкерных опорах комненещюоаиной анкеровки 
контактной подвески 22 КС-160.11.032 Консольная стойка для переходных жестких поперечин.

Сопряжение без секционирования на внешней стороне кривой, опора "В* 41
• " ' 1 ■■ ••• •• •—  » — — ------ -  ... ..

КС-160.11.015 Армировка жесткой поперечины на анкерных опорах средней анкеровки 23 КС-160.11.033 Консольная стойка для переходных жестких поперечин.
Сопряжение без секционирования на внутренней стороне кривой, опора "А" 42

КС-160.11.016 Армировка жесткой поперечины, применяемой дня обеспечения достаточной 
прочности апдепки опор 2*1 КС-160.11.034 Консольная стойка дни переходных жестких поперечин.

СрнрПЖОНИО бпя СПимИОНИрОНПНИЛ МР ПИУЦЮ'МЮЙ 6|Н|ЮЦО иримий, (МШНЙ "П" 43

ПэмЛист N* докун |Подпись1Цити
КС-160.11.
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Обозмпчонис 
документ

КС-160.11.035 

КС-160.11.036 

КС-160.11.03/ 

КС-100.11.036 

КС-160.11 039 

КС-160.11.040

КС-160.11.041

КС-160.11.042

КС-160.11.043

КС-160.11.044

КС-160.11.045

КС-160.11.046

Нпимснопамис

Консольная стойка дня переходных жестких поперечин.
Сопряжение без секционирования на внутренней стороне кривой, опора "13"

Консольная стойка для переходных жестких поперечин.
Сопряжение с секционированием на прямой, опора "А"

Консольная стойка дня переходных жес1 ких поперечин.
Сопряжение с секционированием на прямой, опора "Б"

Консольная стойка дня переходных жмлких поперечин.
Сопряжение с им щиониринннисм на прямой, опора "1Г

Консольная стойка дня переходных жестких поперечин.
Сопряжение с секционированием на внешней стороне кривой, опора "Л"

Консольная стойка дня переходных жестких поперечин.
Сопряжение с секционированием на внешней сюроне кривой, опора "В"

Консольная стойка дня переходных жестких поперечин.
Сопряжение с секционированием на внешней стороне кривой, опора "В"

Консольная стойка для переходных жестких поперечин.
Сопряжение с секционированием на внутренней стороне кривой, опора "Л"

Консольная стойка дня переходных жестких поперечин.
Сопряжение с секционированием на внутренней стороне кривой, опора "Б"

Консольная стойка для переходных жестких поперечин.
Сопряжение с секционированием на внутренней стороне кривой, опора ЧУ

Основные установочные параметры при монтаже

Графики рету/тировки положения консолей на переходных жестких поперечинах

4. Конструктиппые решения 

КС-160.11.047 

KG-100.11.040

КС-160.11.049

КС-100.11.050 

КС-160.11.051

КС-160.11.052

Стойки консольные для промежуточных жестких поперечин. Обозначения консольных 
стоек

Стойки консольные дня переходных жестких поперечин

Консоли для жестких поперечин тип МЖ-3,0. Обозначения консолей

Фиксаторы сочлененные прямые, 1ин ФМЖ-3,0 (ФПЖГ-3,0). 
Обозначения фиксаторов

Фиксаторы сочлененные обратные, тип ФОЖ-3,0 (ФОЖГ-3,0)

Фиксаторы контактных проводов анкерусмой ветви, тин ФЛЖ-3.0

Обозначение
документа Маимснонанис Лист

КС-160.11.053 Подвес усиливающих проводов на одном изоляторе (Тип I) 72

КС-160.11.054 Подвес усиливающих проводов на двух изоляторах (Тип II) 73

КС-IG0.11.055 Подвес усиливающих проводил на Г-образной подставке (1ии III) 74

КС-160 11.050 Соединение ригеля со слойками на оголовках 70

КС-160.11.057 Соединение ригеля со стойками на опорных столиках 77

КС-160.11.058 Фиксаторы подвесного изолятора нссуидего троса 76

5. Допустимые расчетные нагрузки

КС-160.11.059 Допустимые расчетные нагрузки на консольные стойки 80

КС-160.11.000 Допустимые расчетные нагрузки на консоли 81

КС-160.11.061 Допустимые расчет нью нафуэки на фиксаторы 82

6. Таблицы применения

КС-160.11.062 Таблица применения консольных стоек 83

КС-160.11.063 Таблица применения консолей на консольных стойках 84

КС-160.11.064 Таблиц применения фиксаторов на консольных стойках 85

KC-I60.11.0G5 Нумерация |№1уми|кточных отверстий в кронштейнах и тшах консолей 80

КС-160.11.066 Таблица номеров отверстий для установки регулировочных элементов консолей 8/

КС-160.11.067 Привязка консольных стоек к оси пути 88

КС-100.11.060 Определение расчетных длин ригелей 89

КС-160.11.009 Максимальные расчетные моменты, действующие на ригели жестких поперечил с 
консольными стойками 92
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Пояснительная записка

Состав проекта

Данный проект содержит технические решения при выполнении контактной подвески 
КС-160 на жестких поперечинах вместо консольных опор.

Контактную подвеску КС-160 на жестких поперечинах на двухпутных перегонах следует 
применять:

- при габарите опор в створе 4,9 м и более;

— п пределах пассажирских платформ при установке опор за пределами платформ;

при недоста! очной прочности заделки опор по одному из путей (прижимы в поймах рек,
зауженные бровки на высоких насыпях и т.п.);

на изолирующих сопряжениях п кривых радиусом менее 600 м.
Жесткие поперечины позволяют уменьшить нагрузки на опоры, поддерживающие 

конструкции и изоляторы, исключить применение двухпутных консолей, снизить вес 
поддерживающих конструкций и улучшить условия монтажа. Применение жестких поперечин 
рекомендуется также при нормальных габаритах консольных опор при невозможности 
обеспечения необходимой прочности заделки фундаментов по одному из путей.

Проект состоит из следующих альбомов:
1. КС-160.11 «Контактная подвеска КС-160 на жестких поперечинах. Постоянный ток»;
2. КС-160.11 «Контактная подвеска КС-160 на жестких поперечинах. Переменный ток»;
3. КС-160.11.РД «Поддерживающие конструкции на жестких поперечинах. Рабочие 

чертежи»;
4. КС-160.11.РП «Поддерживающие конструкции на жестких поперечинах. Расчет на 

прочность».
Схемные и конструктивные решения выполнены унифицированными с консольными 

опорами с применением однотипной арматуры.

Настоящий альбом предназначен для производства строительно-монтажных работ и 
эксплуатационных организаций. По рабочим чертежам (КС-160.11.РД) производится 
изготовление и сборка поддерживающих конструкций, приемка продукции по качеству. Расчет 
на прочность хранится у разработчика документации.

Кронштейны полевых проводов должны приниматься по проекту «Конструкции 
контактной сети постоянного тока с антикоррозионным покрытием методом горячего 
цинкования. Кронштейны полевых проводов» (Трансэлектропроект, альбомы проекта 4971).

Основные особенности конструкции

Расчетные условия для расчета консольных стоек, консолей и фиксаторов приняты 
аналогично проекту КС-160.4, за исключением:

расчетные климатические условия приняты для IV гололедного района;

- минимальный радиус кривых принят 500 м.
Допустимые расчетные нагрузки приведены в проекте.
Для условий, более тяжелых, чем предусмотрено типовым проектом, привязку типовых 

конструкций в проектах строительства и модернизации необходимо выполнять по расчетным 
нагрузкам в соответствии с СТН ЦЭ 141-99.

Минимальный размер междупутья принят 4,1 м. В проекте дан вариант армироеки для 
случая отклонения уровня головок рельсов разных мутей до 0.2 м.

Опорные конструкции принимаются аналогичными, как и по проекту КС-160.4.
Заделка стоек жестких поперечин должна производиться с выполнением требований 

проекта «Условия закрепления фумдаме1ттов и опор контактной сети для обычных условий» 
(ОАО «ЦМИИС». проект 2190).

Ригели жестких поперечин следует принимать балочного типа по проекту «Ригели 
жестких поперечин для контактной сети железных дорог» (АО «Моспромтранспроект», Объект 
6458И). Подбор ригелей - следует производить с учетом дополнительных моментов от_ 
консольныхт^оекГМаксимальные расчетные моменты для типовых схем армировок жестких 
поперечин приведены в проекте. Рекомендуется применение ригелей из стали С245. 
состоящих из двух крайних блоков. Установка промежуточных консольных стоек производится 
на ригели, несущей способностью не ниже 130 к11м. переходных -  не ниже 180 кНм.

Привязка высоты установки ригелей должна производиться с учетом принятой в проекте 
номинальной высоты подвески контактного провода. Условный обрез фундамента, как 
правило, должен быть ниже уровня голппр* ррпигпп на мт. Впритггы применения опорных 
конструкций и высоты' установки ригелей при разных значениях величин высоты подвески 
контактного провода и расположения уровня обреза фундамента приведены в проекте. 
Привязка высоты установки ригеля производится от уровня головок рельсов верхнего пути.

Крепление ригелей к опорам осуществляется на оголовках или опорных столиках в 
зависимости от условий применения и требуемого расстояния между высотой установки ригеля 
и высотой подвески контактного провода.
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Расположение консольных строк по пссх случаях принимается со стороны quod, что 
позволят уменьши! ь иафузки ifaTpuiciiH и о0 оспочи1 ь расстояние между лоддержииающтми 
конструкциями смежных путей не менее 2 м.

Консоли п|Н1ишы наклонные неизолированные с укороченным буюлсм. 'Ьнсмсшы 
консолей и с|зиксаторов выполнены из труб с диаметрами аналогичными проекту КС-160.4. 
Арматура и крепежные изделия также приняты но проскгу КС-160.4.

Схемы ноднсски, сопряжений, узлы котам  ной сети должны выполняться по альбому 
КС-160.4.0. Заземление ЕШНрН!)яаи1Н_Ц1у1Шш.ым, гу

Консольные стойки нредусма1 риваю1 раздельное крепление на них консолей и 
фтксаюроп. Консольные стойки состоят из рам, усиливаюи^х ригель в месте установки 
стойки, вертикальной балки квадрат мот профиля сечением 100x100 м с толщиной ст енки 4 мм 
и подкоса из трубы 60x6 мм. На вертикальной балке крепятся узлы крепления консолей и 
фиксаторов.

Консольные стойки дня переходных жеглких поперечин состоя! из двух вертикальных 
балок с расстоянием между осями крепления консолей 1 м.

'Температурный интервал кошактной подмески примят 130 "С (от -50 X  до *80 X ) . В 
связи с умелмиелпым расстоянием между осями крепления консолей переходных опор 
сопряжений (но сравнению с проектом КС-160.4 -  1,2 м) в проекте приводятся графики 
регулировки положения консолей и таблица максимально допустимых расстояний от средней 
анкеровки до анкерной опоры при размещении переходных пролетов па жестких поперечинах. 
Для увеличении допустимых длин анкерных участков, величины зигзагов на переходных 
жест ких поперечинах нп прямых участ клх ну i и следуем нринимпт ь 200 мм.

Анкеровки проводом па жосжих поперечинах приведены в проекте КС-160.9. 
Лостошшый ю к «Анкеровки и|юм<>дои кош лкi мой cei и К 0 100 на жс1 Юзобетонных опорах».

Усилипаюице провода на жестких поперечинах располагаются в между ну п>е. кроме 
переходных поперечин на сопряжениях с секционированием и жестких поперечин, 
применяемых дня обеспечения* достаточной прочности заделки опор. В последнем случае 
установка консолей производи! ся на опорах, а усиливаюч^с провода размешаются над т ятми 
консолей. На переходных жест ких поперечинах сопряжений с секционированием усилииаюпце 
провода расиста!aioicii па Г-обрпзних надет пиках. " ------------------------------ -------------------—

В местах перехода усиливаюицх проводов с консольных опор на жесткие поперечины и 
наоборот на соседней с жест кой поперечиной консольной опоре усипиваюире провода должны 
подвешиваться со сюроны мути нп высоте 10 м от уровня головок рельсов. Подвеска 
усиливаюи^х проводов на жестких поперечинах в мес тах перехода должна осуи^ествлятьсят 
двух изоляторах.

Ь

При проектировании контактной сети поданному проекту следут учитывать спе/уюцю 
проск! лыс раэработ ки:

1. Проект «Контактная подмеска КС-160-3 пост оянного тока» КС-160.4:

-  альбом КС-160.4.0 «Схемы подвески, сопряжений, узлы контактной сети 
с неизолированными наклонными консолями»:

-  альбом КС- 1G0.4.1 «Консоли неизолированные наклонные. Фиксаторы.
Схемы установки, типоразмеры и таблицы применения»

(ЗАО «Униоерсал-контактные сети»).

2. Гегели жестких поперечин для контактных cei ей железных дорог 
(АО «Моспромтранспроект», Объект 6458И).

3. Условия закрепления фундаментов и опор контактной сети для обычных условий 
(ОАО «Ц-М ИС», альбом 2190).

4. Железобетонные стойки со сменянным армированием дня опор контактной сети 
(Гипропромтрансстрой, проект № 5613).

5. Анкеровки проводов контактной сети КС-160 (ЗАО «Униперсап-контактные сети», 
проект КС-160.9. Постоянный ток).

6. Конструкции контактной сети постоянного тока с антикоррозионным покрытием 
методом горячего цинкования. Кронштейны полевых проводов (Трансэлектponpoou. 
альбомы проекта № 4971).

7. Установка разведи!(июлей контактной сети постоянного тока. Рабочие чертежи 
(Трансэ/юктропроект, серия 7.501-1, выпуск 2).

0. Подвеска проводои ВЛ ЮкВ, ДПРи низковольтных на опорах контактной сети. 
Рабочие чертежи (Трансэнсктропроскт, серия 7.501-1, выпуск 15). Проект подлежит 
переработке о части оцинковки конструкции.
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В альбоме принт ы сподуюиие услоомые обозначения:

К П - к о т ам ный провод ноль секи рабочей ветви;

КГ1 анк. • кошакшый провод подмески аикеруемой пет им;

К Г -  несущий 1 рос подмески рабочей вет ви;

I I I  at IK - necyufw  I рое подмески аикеруемой not ми;

Р Г -  рессорный трос;

У П -  усилииaiou|рй провод;

У ГР - уровень головок рсльсоп;

Трос СЛ НТ -  трос средней анкеропки несущего гроса.

I -  р а сч е та я  мысо! а рабочею контактного нромода у опоры от моситепьмо уровня 
грповок рельсов;

И*(Ф “ расчет нос положение условного обреза фуш\амспта относитеныю уронил 
голойок рельсов;

I ~ в ы с о т уст анопки риюлн относит елыю УГР,

М - величина междупутья;

Ь -  зигзаг рабочего контактного провода;

Г -  гпбари! опоры;

X -  горизонт апьмое расстояние от оси консольной стоки до контактного проводя 
рабочей ветви;

R -  радиус кривой;

ЛИ*- ПОД1.СМ кош пк т о ю  нроводп онкорусмой н е т и  над уровнем рабочею к о т п к п ю ю  
проводя;

а  -  угон между аикеруемой ветвью и направлением кош акт ною провода в персх(у|юм 
пролет е сопряжений;

IL* -  вср 1 икалыюе рассгояиис oi уровня рабочею контактною провода до шарнирною 
сочленения дополнительного фиксат ора с фиксаторной стойкой;

И * - вертикальное расстояние от уровня рабочею контактного провода до шарнирного 
сочленения ci ержнл основного фиксатора с наклонным стержнем консоли;

I V, база консоли -  расстояние между узлами крепления консоли на опоре но центрам 
шарниров;

Опора А -  переходная опора сопряжения с пересечением рабочей и аикеруемой 
подлесок;

Опора Б -  переходная опора сопряжения без пересечения рабочей и аикеруемой
подвесок;

Опора В -  средняя переходная опора 4-х пролет мых сопряжений.

Условные обозначения, принятые на условных схемах анкерных участков приведены в 
альбоме KG-160.4.U.

б

З -х п р о л е т л о е  с о п р я ж е н и е  
Опора А Опора Б

ётХЛШ Ю .т 1 № £ £ Щ 1 Ж 9 1 Ш
Опора А Опора В Опора Б

Примеры обозначений крепежных элементов:

Гайка М12-6Н 
Болт М12x75 

Болт М12-6дх90 

Заклепка 8x26.21 

Валик 22x60 

Шайба 12-011 

Шайба пр. 12 65Г 

Шплинт 6x80 

Штифт 8x75

- диаметр 12 мм. класс точности резьбы -  6Н;
- диаметр 12 мм, длина 75 мм;

- диаметр 12 мм, длина 90 мм, класс точности резьбы -  6д;

- диаметр 8 мм, длина 26 мм, класс прочности 21 (нерж. сталь);

- диаметр 22 мм, длина 60 мм;

- диаметр 12 мм, индекс покрытия -  011 (цинк);

- пружинная, диаметр 12 мм. сталь 65Г;

- диаметр 6 мм, длина 80 мм;

- диаметр 8 мм, длина 75 мм.
Моменты затяжки резьбовых соединений

Поминальный диаметр резьбы Номинальный момент затяжки, 
кгс*м (Н м)

М8 1,5(15) 1

М10 2,0(20) /
М12 4,0 (40) /
М16 6.0(60)
М20 ь 8.0(80) \

Моменты затяжки крепежных элементов приведены с округлением в пределах допусков 
в кге м. Для удобства пользования в скобках -  в Н м . Затяжку болтов рекомендуется 
производить динамометрическим ключом с заданным моментом.

Все размеры в альбоме приведены в миллиметрах за исключением высотных отметок 
на схемах армировки, которые даны в мотрпх.
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Четырех!фолетное сопряжение с секционированием, трехп£олетное С0ПРяжение вез секционирования.

На прямой

iliJSSlJL ^  juem 23 гм мет Ч С н  « ю н  24 С и  м е т  14

нс

L — ipic нс 1
V

....<_ } _ J . _ j — j— |— I— |— < } < j ._ i   — {— (— }— }— 1— } t  }— — — |— — — } « \

На крибойСм м е т  12

См  м с т  16

■-----------

г - 3  

___1 г ___ ^

---V —

g ___ ,1
1». ».ПС 1 1

—‘v —ь
—

I__ 1 I [ < -[ - J — ] f!M s ^ fU lk !

Преимдщм пбеиное 1кшраЬ№мис ббижсмия эл ек яр о п о й и ж м го  (о с м б о

П р и м е ч а н и я :

1 . Условные обозначения с к  альбо м  К С - 1 6 0 .4 .0  я  1 2 , 13 .
2 . Длили п р о д с т о б  сред неО а н ке ро вки  ком пенсированное подОески со к р ащ аю тся на  5 Х , полукоипсисиробанноа -  на  1 0 Х
3 . Длины пром еж уточны х и переходны х п р о д с т о б  U, М ,  U2 п о  в е т р о у с т о й ч и в о с т и  ус та н о б д и б а ю тс я  б с о о т б с г п с т б и и  

е тр е б о в а н и я м и  П У Г Э К С
4 . р а с с т о я н и я  п о  б о р т и к а д и  между несущими т р о с о м ц  о  та к ж е  между усидибоющим и другими прободами б м е с т е  их пересечения 

" I f  должны б и т ь  не м ен ее 0 ,0 5  м б любих условиях экспл уо тои ии
5 . Сопряж ения без секци он ир обо ни я и с секционированием  на  а б у хп утн и х уч а с т к а х  сл е д уе т р о сп о д о е а ть  т а к и м  образом, 

ч т о б ы  переходная о п о р а  без пересечения подбесок (о п о р а  Б ) бида псрбоО по  преи м ущ естбе ш ю м у н о п р а б л о т ю  движения
6 . П р и  размещ ении переходник п р о д с т о б  на ж е стк и х поперечинах та б л и ц ы  м а т и м а л м т  д о п у с т и м » * раеслкм ииО

о т  среднее анке ро вки  д о а н к е ри оО  о п ор и  приведены н а  л  5 6 . Н о  крибих участкам  п у т и  допускаемую длину а н к е р н о го  у ч о с т к о  
с л е д уе т о п р е д е л я ть  р а с ч е т о м  из усл овия ч т о б ы  6  пределам о т  среднсО оикеробки до к о м п е н с а то р а  изменение на тя ж е н и я  
не сущ е го  т р о с а  н е  пр евы ш ало 1 1 0 %  ном ин ально го е г о  н а тя ж е н и я  а  к о н т а к т н ы х  прободоб 1 1 5 % .

7 .  Н а  п р я м ш  у ч о с т к а х  г у т ы  средню ю  онкеров»дг разм е щ аю т б  середине он к е р н о го  у ч о с т к а  Н о  о н к е р н ш  у ч о с т к а х  расположенных б  
крибых м е с т о  сред нсО анк е р о б к и  о п р е д ел яе тся с  у ч е т о м  пр им е рно го р а в е н с т в о  приращ сниО н а тя ж е н и я  6  пробод ах б  обеих  
частоте о н к е р н о го  у ч а с т к а

8 . Нопро бяе ния э и гэ о го б  н о  б н у т р с н н с О  и  б н е и т е О  с т о р о н ®  крибоО показаны  уе л овм ц  для ко нк ре тны е  
радиусов крибоО н а п р а б л с т м  и  эночения эи гзоеоб н о  паждоО о п о р е  о п р е д е л я ю тс я  п о  та б л и ц а м  
оптим альн ы х эи гзоеоб ( с м  альбом  К С - 1 6 0 .4 .0  л  2 2 . 2 3 ) .

9 . М е с т а  у с т а н о в к и  поперечны х эл ектрические е о е д и н и те л е О  ( П 0  о п р е д е л я ю тс я  п р и  1ф о е я ти р о б а н и и  
б  с о о т в е т с т в и и  с  П У Г Э К С

1 0 . Схем а перехода усиливающие пр обод об с  консольных о п о р  н о  ж е с т к и е  п о п е р е ч и н и  прибедено н о  л  2 7 .
1 1 .  О е м о  перехода усилибоющих пр об о д о б  б  зоне сопряж ения с  секцион ир обо нисм  прибе д ено н о  л  2 8 ,  

б  зоне раэонкеробки -  н о  л  2 9 .

Lz

И д и . ~Нк» ( Ы п ц и Й о я о
К С - 1 6 0 , 1 1 , 0 0 1

Р а д о в . Ч л р е Л т к о Ь Д Х
У с л о в н ы е  с х е м ы  о н к е р н и х  у ч а с т к о в

Л и я . 1 Л и с я Лисяюб

Проб Кд в р п и о б  Е Л . п п  1 2
Г м м к м я к в

L k o i m d .

к о н т а к т н о е  п о д в е с к и  н а  ж е с т к и х  

п о п е р е ч и н а х . Д в у х п у т н ы е  п е р е г о н У К С
У м Ь . М а р я п 1 б £ < ^ - >
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_УстаноВка жестких поперечин при у&еличенных габаритах опор.

Промежуточное жесткие поперечины, переходные жесткие поперечины на сопряжении без секционирования

........’... ’.. .... ’ ........ ©  .... ’..."...."....© Но=6500
Нуоф=250

Т и п о р а з м е р ы  к о н с о л ь н ы х  с т о е к  -  1 ( 2 )

3<BSK^|S№|Ziaz№ipazizwi

( С С - 1 3 ,6  с заделкоО В г р у н т )

С С —1 0 ,4  6  Т С Н

( С С - 1 3 , 6  с  з а д е л к о О  6  г р у н т )

© Но=6250
Нуоср=250

У0Ф %

П р и м е ч а н и я ;

1 . Вы бор В а р и а м т а  схем и  у с т а н о в к и  р и ге л я  п р о и з в о д и т с я  пр и  п р о е к т и р о в а н и и  с у ч е т о м  п р о ч н о с т и  заделки о п о р  6 г р у н т е

2 .  Д л я  с п р а В к и  н а  с х е м а х  п р и б е д е н и  м а к с и м а л ь н ы е  В ы с о т ы  у с т а н о в к и  а н к е р н ы х  к р о н ш т е О н о Б  ( П а н к )  

и  н о м е р а  т и п о р а з м е р о В  к о н с о л ь н ы х  с т о е к  В  с к о б к а х  д а м  н о м е р  т и п о р а з м е р а  с т о й к и  

н а  В н е ш н е й  с т о р о н е  к р и В о й  р а д и у с о м  1 5 0 0  м и  м е н е е

3 .  Р е к о м е н д у ю т с я  с х е м ы  и  ( © )  д л я  п р о м е ж у т о ч н ы х  ж е с т к и х  п о п е р е ч и н ,

© » ©  -  д л я  п е р е х о д н ы х  ж е с т к и х  п о п е р е ч и н  н а  с о п р я ж е н и и  с  с е к ц и о н и р о в а н и е м .

4 .  П р и  Н о = 6 2 5 0  м м  у с п ю н о В к а  о п о р  с  У О Ф = 5 0 0  м м  о т  у р о В н п  г о л о & о к  р е л ь с о В  

н е  д о п у с к а е т с я ,  т к  н е  о б е с п е ч и в а е т с я  В о з м о ж н о с т ь  у с т а н о в к и  а н к е р н о г о  к р о н ш т е й н а  

н а  т р е б у е м у ю  В ы с о т у .

С С - 1 3 , 6  В  Т С Н  

( С С А - 1 2 0  н а  Щ

И з м
Р Л 9

Л и с т
j^ju-xjurji-j пг-тгг

П о д п и с ь Ц а т а
КС-160.11.002

Кудряиюв E 0 L f'. ’ Л и т Л и с т  1 Л и с п и

П р о б .

Гл . к о н т р  
К  К о н т р  
У т б .

I L 1 1 2

КудряшоФ Q r& ^

и поддерживающих конструкций
У К С Д &
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Установка жестких поперечин при увеличенных габаритах опор.

®
Но=6500
Нуоф-250

Переходные жесткие поперечины на сопряжении с секционированием

©

©J
11о=6500 
Нуо(|)=0

Типороэмсри

П консольных v î—| 
спюск - i(4) I t

О г о л о В о к

( С О - 1 0 ,4  6  Г С П  

( С С - Ц 6  с  з ад сл к о О  В г р у н т )

Установка жестких поперечин при недостаточной 

прочности заделки опор по одному из путей

уоф ,

С С —1 0 ,4  В  Г С П

( С О - 1 3 ,6  с  э а д е л к о О  6  г р у н т )

® Но=6500
Нуо<р=500 ®

Но=6250
Hyoq>=500

К о н с о л и  п о  п р о е к т у  
К С - 1 6 0 .4 .1

ПэмНист N' докук [loqnucblfloina
КС-160.11.002
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ЛЗП »Q0)ifl ЗЦ-50Д 0 
(Хромимои КВЛЦ-50)

Оюговоя иямщив

П р и м е ч а н и я
1 .  К о н с о д ы ш е  с т о й к и  в о  в с е х  сд уч о ях р а с п о л а г а ю т ся  со  с т о р о н а  о п о р

2 . У с и л и в а ю щ и е  п р о в о д а  р а с п о л а г а ю т с я  б  м е ж д у п у т ь е ; з а  и с к л ю ч е н и е м

-  п е р еход ны х ж е с т к и х  п о п е р е ч и н  с о п р я ж е н и е  t  с е к ц и о н и р о в а н и е м  ( с м  я  2 8 ) ;
-  ж е с т к и х  п о п е р е ч и н  в  з о н е  р а э а н к е р о в к и  у с и л и в а ю щ е го  п р о в о д а  ( с м  а  2 9 ) ;
-  ж е с т к и х  п о п е р е ч и н  пр и м е н я е м ы х для у в е л и ч е н и я  п р о ч н о с т и  зад елки о п о р  ( с м  я  2 4 ) .

3 .  О е м ы  у с т а н о в к и  к о н с о л е й  н а  с т о й к а х  даны  н о  я  3 1 - 5 3 .

4 .  В о р и о н т ы  п о д в е с о в  у с и л и в а ю щ е го  п р о в о д а  и  о б л а с т и  и х  п р и м е н е н и я  п р и в е д е н ы  н а  я  3 0 .
5 .  О е м ы  п р и в я з к и  о п о р  д аны  н а  я  8 9 .
6 .  Д о п у с к а е т с я  п р и м е н е н и е  к р о н ш т е й н о в  п о л е в о й  с т о р о н ы  д р у ги х  р а з р е ш е н н ы х и з г о т о в и т е л е й

КС-160.11.003
Армиробко промежуточной

Лип Лиан 1 Лист

| | 1 1 1
жесткой поперечины

Прямой участок пути У К С
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ГОП 6(10)|Д ЗЛО-50/ 
(КромитеОн КВЛЦ~5б)"

КрошитеОн im u O fo t на римло
КронмтсОн иисОроб но риоело

П р и м е ч о н и к

1 .  Подклю чение О П Н  в ы п о л н я е т с я  о н а  л о ги ч н о  схемам н о  л  1 4 0 —1 4 5  ал ьб о м а К С - 1 6 0 .4 .0 .
2 . Схем а ар м иробки ж е с т к о О  п о п е р е ч и н а  н о  ср ед ней  о н к е р о б к е  д о н а  п р и  раза н к е р о б н е  усил иваю щ ие 

про во д о в  ( н а  анкерны х о п о р а х  сред ней ан к е ро вк и ) -  с н  л. 2 9 .

И м Лист N" вою й Поапись Д о т а
Разрой Череанипв Л К
Проб I t a p o u n A E a .
Г л а м ц

* т
К  компа
У п * КуаркикЛ & С =

КС-160.11.005
А р м и р о б к а  ж е с т к о О  п о п е р е ч и н ы  

н а  с р е д н е й  о н к е р о б к е

Лит
Т Т

Л и с т  I Л и с т
1 1

У К С
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П ри м е ча ни я

1 . И п у т ь  у с л о в н о  п о к азан ниж е I—оеец е а б а р и т  о п о р  4 ,9  к
2 . В  кривых рад иусом  6 0 0  м и  менее н о  в н у т р е н н е е  с т о р о н е  к р и бо О  О о  в се х сл учаях и  н а  консол ях онмеруемоО в е т в и  

в  з а в и с и м о с т и  о т  г а б а р и т е  а н к е р н о О  о п о р ы  длины смежных п р о л е т о в  и  рад иуса к р и во й  п р и м е н я е т с я  
д и к с о т о р  п о д в е с н о го  и з о л я т о р а  ( с м  я  7 8 ) .

3 . С м  при м е ча н и я  н а  я  И .
Им Лист N* ооюм
Рвэраб Чередиияов ДУ

Глаиц
SUMMER.

Няомпр
УМ

Подпись Jama КС-160.11.006
А р м и р о в к а  п е р е х о д н о й  ж е с т к о й  

п о п е р е ч и н ы  н а  с о п р я ж е н и и  б е з  

с е к ц и о н и р о в а н и я  О п о р ы  ' А '  
и  " Б " .  П р я м о й  у ч а с т о к  п у т и

Л и т Л и с т  I Листе
1 1

У К С



Ин
й. 

N* 
по

ц
 I

 
П

о
р

то
 а

 д
ол

ю
 

I 
В

и
к 

wt
 N

* 
I 

Им
& 

W
 «б

* 
I 

По
дп

ис
ь 

и 
до

та

1
I

1

П р и м е ч а н и я

1 .  Н о  ч е т и р е т р о  л е т н и х  сопряж ениях н а  прямом  у ч а с т к е  п у т и  к о н т а к т н и е  
про бод а б  д вух п е р еход ни к п р о л е т а х  долж ни р а с п о л а г а т ь с я  п о  пря м о й линии 
Ito u  э т о м  д о п о л н и т е л ь н о е  д и к с о т о р и  н а  о п о р е  * В Г  у с т а н а в л и в а ю т с я  
св о б о д н о  ( т е  н е  и с п и т и в а ю т  усилия о т  излома к о н т а к т н о г о  про во д а ) 
л и бо с  н е б о л ьш и м  р а с т я ги в а ю щ и м  усилием.

2 . С м  при м е ча н и я  н а  я  1 1 .

—

И м Лист • Г  а о п м
Разрой Чвредникоб Д к
Проб ^дрлиюв
Глспец
Н  к о н то
У я А К я м ш о Д О Ё *

КС-160.11.007
Армиробко переходной жесткой 

поперечины на сопряжении 
без секционирования.

О п о р а  ’ В Т .  П р я м о й  у ч а с т о к  п у т и

Лит
П ±
У К С

Л и с я
1

А&
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ПЭЛ 6(10)16 ЗАО-50/8,0

'  П ри м е ча ни я

1 .  В  крибых радиусом  8 0 0  м и менее н а  б н у т р е н н е О  с т о р о н е  к р и бо О  б о  бсех случаях и н а  консолях онкеруем оО б е т б и  
б  э о б и с и м о с т и  о т  е о б о р и т а  онк ерно О  о п о р и  длины смежных п р о л е т о б  и радиуса крибоО п р и м е н я е т с я  
ф и к с а то р  п о д б е сн о е о  и з о л я т о р а  ( с м  л 7 8 ) .

2 . С м  при м е чани я н а  л  1 1 .

Изн| Лист 

Разроб

№ a o iw  

Чередниюб Д1

Подпись Д о я »

Проб 

Гяспоц 

Н центр 
У т б

КУдряиюб Е В

Куоришо6 А Е =  g f j - 'y r -  = = »

КС-160.11.008
А р м и р о О к а  п е р е х о д н о й  ж е с т к о й  
п о п е р е ч и н ы  н а  с о п р я ж е н и и  б е з  

с е к ц и о н и р о б а н и я . О п о р ы  " А *  
и  " Б * .  К р и в о й  у ч а с т о к  п у т и

Л и т Лист

I L 1
Лиапо

У К С  Д £ м *
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ЛЭП 6{IO)nfl 340-50/ДО 
(КромштеОн КВЛЦ-50)

®5L

Л

СтоОю Р-1У

Опора "В" Отковок намодко

*

1000 .-1000,.

1 Ч 1 \ 1 Ч т \ 1 \ Г ч к т  Ш 7 Ш Л
\  Н1 подведи 1 ' Щ Щт  НТ подводи 1

/  
КП подвес»

* , . 
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П р и м е ч а н и я  ||
1 .  Подклю чени е р а ь е д и н ш п е м  В т о л к н е т с я  а н а л о ги ч н о  о м а м  н а  я  9 4 - 9 7  а л ь б о м а  №  1 6 0 - 4 . 0 .
2 .  В  кривые радиусом 8 0 0  м  и  м ене е н а  в н у т р е н н е е  с т о р о н е  к р и в о й  в о  в с е х случаем и  н а  ко н со л я х а н к е р у »  

в е т в и  в  з а в и с и м о с т и  о т  г а б а р и т а  а н к е р н о е  о п о р ы  д л и т  с м е я о м х  п р о л е т о в  и  р< 
п р и м е н я е т с я  ф и к с а т о р  п о д в е с н о го  и з о л я т о р а  ( с м  я  / 8 ) .

р а д ц у с а  к р и во О
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Рпро& Череднияоб ДУ «Б?
Проб КярашовЕВ
Глспаа
Нтнят
Ш )

К С -160.11.010
А р м и р о в к а  п е р е ю д н о О  ж е с т к о О  

п о п е р е ч и н ы  н а  с о п р я ж е н и и  с  

с е к ц и о н и р о в а н и е м  О п о р ы  " А *  
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Примечания
1 .  Н о  ч е т ы р е х п р о л е т н ы х  сопряж ениях н о  пря но м  у ч а с т к е  п у т и  к о н т а к т н ы е  

п р о б о д о  6  д вух переход ник п р о л е т о к  должны р а с п о л а г а т ь с я  п о  п р я м о е  л и н и и  
П р и  э т о м  д о п о л н и те л ь н ы е  ф и к са то р ы  н о  о п о р е  * В Г  у с т а н а в л и в а ю т с я  
с в о б о д н о  ( т е  н е  и с п ы т ы в а ю т  уси л и я о т  излома к о н т а к т н о г о  про во д а ) 
л и б о  с  небол ьш и м  р а с т я ги в а ю щ и м  усил ием

2 . С м  при м е ча н и я  н а  л  1 1 .
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П р и м е ч а н и и
1 .  С х е м а  р а з о н к е р о б к и  и  о б в о д а  у с и л и в а ю щ е го  п р о б о д а  н а  ан к е р н ы х о п о р а х  ср е д н е О  а н к е р о в к и  

п р и б е д е н а  н о  я  2 5 , 2 6 .
2 . П р и  р а э а н к е р о б к е  у с и л и в а ю щ е го  п р о б о д а  о н к е р н н а  к р о н ш т е О н  т р о с а  с р е д н е О  а н к е р о в к и  

у с т а н а в л и в а е т с я  н а  в ы с о т е  7 , 8  м  ( с м  я  2 5 )
1  С м  п р и м е ч а н и я  н а  л  1 1 .

И м Лист № g o w Подпись Дота
Разроб Чередмиков ДР
Пров Кудряшов Е Д .
Г1 спец

Н конто

Утв Кудряшов

КС-1 60.11.01 5
Лит _

А р м и р о б к а  ж е с т к о й  п о п е р е ч и н ы  н а  ^  
а н к е р н ы х  о п о р а х  с р е д н е О  о н к е р о б к и  у|<0
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П р и м е ч о н и я :

1 .  К о н с о л и  м о н т и р у ю т с я  н о  о п о р о л  п о  п р о е к т у  К С —1 6 0 . 4 . 1 ,  у с и л и в а ю щ и е  п р о в о д а  

р а с п о л а г а ю т с я  н а д  т я г а м и  к о н с о л е й

2 .  С м  п р и м е ч а н и я  н а  л  1 1 .

Им Лист «Гамам Лоаписл Доте
Пирей Чередиитв Д«
Ирой Кгаряиюв Ей. lfc _
Глспец
Н контр
УяА Кяряиюв йЕ* ►
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Лит
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к о н т а ш н о О  п о д в е с к и  н а  а н к е р н о О  о п о р е  с р е д н е й  а н к е р о б к и

3 .  М о н т а ж  а н к е р о б о к  у с и л и в а ю щ и х  п р о б о д о б  п р о и з б о д и т ь  п о с л е  м о н т а ж а  с р е д н е й  
а н к е р о б к и  к о м п е н с и р о б а н н о й  п о д в е с к и

5 .  П р и  м о н т а ж е  у с и л и б а ю и ц и х  п р о б о д о б  д о  м о н т а ж а  к о н т а к т н о й  п о д б е с к и  н е о б х о д и м о  
б н а ч а л е  п р о и з в е с т и  а н к е р о в к у  с о  с т о р о н и  п р о т и в о п о л о ж н о й  а н к е р н о й  о т т я ж к е  и 

т о л ь к о  п о с л е  э т о г о  а н к е р о в а т ь  у с и л и в а ю щ и й  п р о в о д  с  д р у г о й  с т о р о н ы  о п о р ы .
6 . М а к с и м а л ь н о е  н а т я ж е н и е  у с и л и в а ю щ и х  п р о б о д о б  у с т а н а в л и в а е т с я  п р о е к т н о й  

о р г а н и з а ц и е й  Н а т я ж е н и е  п р и  м о н т а ж е  з а д а е т с я  в  с о о т в е т с т в и и  с  м о н т а ж н ы м и  
т а б л и ц а м и

7 .  Н а т я ж е н и е  у с и л и в а ю щ и х  п р о б о д о б  и  с т р е л а  п р о в е с а  п р и н и м а ю т с я  п о  п р о е к т у  
*  М н о г о п р о б о д н ы е  т я г о в ы е  с е т и  Т я г о в а я  с е т ь  с  э к р а н и р у ю щ и м  и  у с и л и в а ю щ и м  

п р о в о д а м и  ( Э У П ) "  ч е р т е ж  4 2 0 4 - 1 ,  4 2 0 4 - 2 .

Поз. Наименование Овоэначение Кол. Примечание

1 Скоба анкеробочная КС 401.104.360 1

2 Штанга кобанная 
ушко-ушко, 1=1000 ЛЭЛ42.0193М-0ГК' 2

3 Изолятор стеклянный 
тарельчатые ПС 7 0 - Е 6

4 Коуш вилочный под серьгу 006
2 для 1УП 

4 для 2УП

5 Соединитель аллюминебых 
прободоб (СОА-185) 062 -2

3 для 1УП 

6 для 2УП

6
Кронштейн анкерный 
жесткой анкеробки на 
железобетонной опоре YKC 00930 1

7 Серьга Ср-4,5 075 2

8 Вкладыш билонного коуша 068 1
2 для 1УП 

4 для 2УП

9 Подвес на ригеле УКС 02812-01 2

10 Изолятор подбесной П СФ -70 -3 /0 ,5 -06  УХЛ1 2

11
Седло одинарное 
под пестик 009-1 УКС 00627 1

для 1УП 
с алюмин 
вкладышем

12
Седло двойное 
под пестик 011-1 УКС 00631 1

для 2УП 
с олюмин 
вкладышем

13 Скоба с серьгой УКС 02809 1

14 Ушко двухлапчотое 013 2

15 Коромысло для двух 
прободоб 158 2 для 2УЛ

8 .  П р и в е д е н н а я  с х е м а  р а з а н к е р о б к и  и  о б в о д а  У П  п р и м е н я е т с я  п р и  у в е л и ч е н н ы х  г а б а р и т а х  

о п о р  ( 4 , 9  м . и  б о л е е ) .  П р и  н о р м а л ь н о м  г а б а р и т е  о п о р  у с т а н о в к а  к о н с о л е й  в ы п о л н я е т е  

с  о п о р  ( с м .  с х е м у  н а  л. 5 3  о л ь б о м о  К С - 1 6 0 . 4 . 1 ) ,  р о э о н к е р о в к о  и  о б в о д  У П  в ы п о л н я е т с я  

а н а л о г и ч н о  с х е м а м  н а  л  1 2 7 - 1 3 0  а л ь б о м а  К С - 1 6 0 . 4 . 0 .

— — —

КС-160.11.017№м Лист N' оокун Подпись Днпо
Разрой
Проб
Глспец
Н контр 
УпЛ

Чередников Д1 
tygpmioe ЕВ.,

Кучряих̂ &Ег' ^ 5

’азанкеровка и обвод усиливающт 
прободоб на анкерной опоре 

средней анкеробки

Лит Лист 1 Листов
- I  I - ___L _ J ___1

укс
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Схема перехода усиливающих проводов 
с консольных опор на жесткие поперечины

К о н с т р у к ц и я  
п о д в е с а  VT1

С т о О к а  ус и л и в а ю щ е го  п р овод а 
( О Т У  3 2 - 4 5 2 1 - 7 9 )

Т и п  III Т и п  II

Рис 1

П р и м е ч а н и я

1 . П р и  п р о е к т и р о в а н и и  в  м е с т а х  п е р е х о д а  у с и л и в а ю щ и х  п р о в о д о в  с  к о н с о л ь н ы х  о п о р  

н а  ж е с т к и е  п о п е р е ч и н ы , с л е д у е т  о б е с п е ч и в а т ь  в ы п о л н е н и е  т р е б о в а н и й :

А  В е р т и к а л ь н о е  р а с с т о я н и е  м е ж д у у с и л и в а ю щ и м и  п р о в о д а м и  и н е с у щ и м и  т р о с а м и  п о д в е с о к  в  м е с т а х  п е р е с е ч е н и й  ’ Г Г  

д о л ж н о  б ы т ь  н е  м е н е е  1 0 0  м м  в о  в с е х  р а с ч е т н ы х  р е ж и м а х  ( в  т ч  п р и  м а к и м а л ь н о й  т е м п е р а т у р е , 

с  у ч е т о м  н а г р е в а  у с и л и в а ю щ е г о  п р о в о д а  с о л н е ч н о й  р а д и а ц и е й  и  т о к а м и  н а г р у з к и ) .

Б  В  у з л а х  п о д в е с а  у с и л и в а ю щ и х  п р о в о д о в  н е  д о л ж н о  в о з н и к а т ь  в е р т и к а л ь н ы х  у с и л и в  н а п р а в л е н н ы х  

в в е р х  ( ’ з а д и р а н и е ”  п о д в е с о в )  п р и  м а к с и м а л ь н о м  н а т я ж е н и и  п р о в о д а  ( в  р е ж и м е  м и н и м а л ь н о й  т е м п е р а т у р ы ) .

2 . В  т а б л и ц е  1 п р и в е д е н ы  о г р а н и ч е н и я  н а  длины  п р о л е т о в  п р и  к о т о р ы х  в ы п о л н я ю т с я  т р е б о в а н и я  А  и Ь  

д ля п е р е х о д а  у с и л и в а ю щ е г о  п р о в о д а  н а  п р я м о м  у ч а с т к е  п у т и  в ы п о л н е н н о г о  в  с о о т в е т с т в и и  с  р и с  1 ,  2 ,  3  

О г р а н и ч е н и я  о п р е д е л е н ы  для т е м п е р а т у р н о г о  д и а п а з о н а  - 5 0 ,  + 9 0  ' С

3 . В а р и а н т ы  п о д в е с о в  у с и л и в а ю щ е г о  п р о в о д а  п р и в е д е н ы  н о  а  3 0 .

_  „  Т а б л и ц а  1 .
Допускаемые длины пролетов

и 4 .

М а к с и м а л ь н о е  н а т я ж е н и е  У П  п р и  
м и н и м а л ь н о й  т е м п е р о т у р е  

П л о х ,  g o l l

М и н и м а л ь н о  д о п у с к а е м а я  
д л и н а  п р о л е т а  

f t ,  м

М и н и м а л ь н о  д о п у с к а е м а я  

д л и н а  п р о л е т а  

1г, м

М а к с и м а л ь н о  д о п у с к а е м а я  

д л и н а  п р о л е т о в  

l l  и  ( г ,  м

9 0 0 4 2 6 0

7 0
7 0 0 3 7 5 3

5 0 0 3 1 4 3

3 0 0 3 1 3 5

И ж  Л и с т

Р а з р а б  

П р о в  

Гхспвц 

Н  к о н т р  

У п Л

N *  <ктн
Кудрмю б Е В ,  

Кудряшов

П о д п и с ь Д е т о

27
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Схема переход а усиливающих проВоаоВ 
В зоне сопряжения с секционированием

О п о р а  А

Р а б о ч а я  п о д в е с к а  

У П

Р а б о ч а я  п о д б е с к а

r f T ~ $ k

П о д ве с У П  ( 1 и п  П )  

см. А 30, 73.

8

CNJ

М е с та  подключения шлейфов
р а э ь е д и н и т с л я  к  У П

Опоро Б

Конструкция 
nogfleco УП

Т
У////////У /УУУ/УУ /У ///У^^^^

Рис 2

Рис 1
Примечания:

1 . На переходных ж е стки х поперечинах сопряжений с секционированием усиливающие пробода должни р а с п о л а га ть с я
со с то р о н ы  о п ор ( о т н о с и т ельно осей^ дущео) g i a  o f i e c n e u e i m q  Возмож ности подключения ш л с О д ю б  

разьединителя к усиливающим проводом без пересечения рабоче е подвески, находящееся v -
В другоО эл ектрической секции *

2 . Подбес усилибающих проводов на сопряжениях без секционирования о с ущ е с твл я е тся
как на пром еж уточны х ж е стки х по перечинах "  ........  ~

3 . При п р о е к ти р о в а н и и  в м е с та х перехода усиливающих провод ов в зоне сопряжениО с секционированием 
след ует о б е с п е ч и в а ть  выполнение т р е б о в а н и й

А  В е р ти к ал ь н о е  р а с с то я н и е  между усиливающими проводами и несущими тр о с а м и  подвесок в м е с та х  пересечений " Г Г  
должно б ы ть  не менее 10 0  мм во всех расчетны х режимах ( в  т ч  при макимальноО те м п е р а т у р е , 
с у ч е т о м  н а гр е в а  усиливаю щ его провода солнечной радиацией и то к ам и  нагрузки).

В  В узлах подвеса усиливающих проводов не должно в о з н и к а ть  вертикальны х усилив направленных 
вверх ("задирание" подвесов) при максимальном н а тяж е ни и  провода ( в  режиме минимальной т е м п е р о т у р и ).

4 . В т а б л и ц е  1 приведены ограничения на длины пролетов^ при которы х вы полняются тр е б о в а н и я  А  и В
для перехода усиливаю щ его провода на прямом уч о с т к е  п у т и , выполненного в с о о т в е т с т в и и  с р и с  1 , 2 и 3. 
Ограничения определены для т е м п е р а т у р н о г о  диапазона - 5 0 ,  + 9 0  'С

п  „  Таблица 1.
Допускаемые длины пролетов

О п о р о  А
1300

атагаглччх
НГ 

Н Т о н к  

Н Т о н к

Максимальное н а тя ж е н и е  У П  при 
м инимальной т е м п е р а т у р е  

П л о х , даН

Минимально допускаемис 
длины п р о л е т о в

t o  и t | ,  м

Максимально допускаемая 
длина п р о л е т а

t o ,  м

9 0 0 6 0

7 0
7 0 0 53
5 0 0 43
30 0 35

П о д ве с У П  (Т и п  III) 

см. а  30, 74.

| 1 . 0 0  j О п о р о  Б

*.....al л*

Ось I пуши 
|/ось II пуши/j

Риа 3

Изм Л и с т N ‘  д о к ук

Р а зр о й  
П р о б  

Г л с л с ц  

Н  к о н т р  

У т й

_______________ Подпись

Кудряш ов Е В  .

Кудряш о в f t f c r

Лото К С -160.11.019
П е р е х о д  у с и л и в а ю щ и х  п р о б о д о б  

б  з о н е  с о п р я ж е н и я  

с  с е к ц и о н и р о б а н и е м

Л и т

Т Т
Л и с т Л и с т о(
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Рис 1

Tun R

П р и м е ч а н и я

1 . С хе м а р а з ан к е р о б к и  о б б о д о  усиливаю щ их пр оВ о д о б  п р и в е д е н о  н а  л  2 5 , 2 6 .

2 . П р и  п р о е к т и р о в а н и и , 6  м е с т а х  пе р е хо д а  усиливаю щ их п р о В о д о б  В зоне р а з а п к е р о б к и  
с л е д у е т  о б е с п е ч и б а т ь  Вы полнение т р е б о в а н и й

А  В е р т и к а л ь н о е  р а с с т о я н и е  между усиливаю щ им и п р о б о д а м и , несущими т р о с а м и  под бссо к 
и т р о с а м и  ср ед н е й  анке ро Вк и  6 м е с т а х  п е р е се ч е н и й  " Г Г
долж но б и т ь  н е  м енее 1 0 0  мм В о  Всех р а с ч е т н ы х  реж им ох ( В  т ч  п р и  м иним альной т е м п е р а т у р е , 
с у ч е т о м  н а г р с В а  ус и л и в аю щ е го  п р о В о д а  со л н е ч н о й  рад иацией и т о к а м и  н а гр уз к и ).

Ь  0  узлах п о д б е с а  усиливаю щ их п р о В о д о В  не долж но В о з н и к а т ь  В е р ти к а л ь н ы х усилий, направленны х 
В В е р х ("з а д и р а н и е '' п о д бссо В) пр и  м аксим альном  н а т я ж е н и и  пр оВ од а ( В  реж им е м иним альной т е м п е р а т у р ы ).

3 . В  т а б л и ц е  1 привед ены  о гр а н и ч е н и я  н о  длины п р о л е т о в , при к о то р ы х В ы п о л н я ю тс я  т р е б о в а н и я  Л  и Ь
для п е р е хо д а  ус и л и в а ю щ е го  п р о б о д а  н а  прям ом  у ч а с т к е  п у т и , В ы п о л н е н н о го  В с о о т в е т с т в и и  с  р и с  1 , 2 , 3 , 4 . 
О гр а н и ч е н и я  определены  для т е м п е р а т у р н о г о  д и а п а з о н а  - 5 0 ,  + 9 0  'С

Допускаемое длины пролетоб
Таб л и ц а  1.

М а к с и м а л ь н о е  н а т я ж е н и е  УГ1 при 
м и н и м а л ь н о й  т е м п е р а т у р е  

T h a x ,  д о П

М и н и м ал ь н о  д оп уск ае м а я  
длина п р о л е т а  

1, м

М а к с и м а л ь н о  д оп уск ае м ая 
д л и н а  п р о л е т а  

1,  м

9 0 0 5 5
7 0 0 4 8

7 0
5 0 0 41

3 0 0 3 2

И з к Л и с т N '  а о к у и

Разрой 
ПроЬ 

Гхспсц 
Н контр 

УтВ

Ч ср с д и и к о б  Л  У  

К уд р я и ю б  Е й

К у д р ц и о б

Подпись Лото
К С -1 6 0 .1 1 .0 2 0

Переход усиливающих прободоб 

б зоне раэанкеробки

Л и т Лист ЛистоВ
1

УКС AS*
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Подвес на одном изоляторе (Тип \ )

ПодВес на одном изоляторе применяется на прямых участках пути и крибьх 
радиусом более 2000 к за исключением мест, где применяются подБесы типоВ

Подвес на двух изоляторах (Тип II)

ПодВес на дБух изоляторах применяется:
1. В местах перехода усиливающих проВодоВ с консольных опор на 

жесткие поперечины -  на пербоО жесткой поперечине (см. л 27).
2. На кривых радиусом 2000 м и менее
3. На анкерных опорах сопряжений с секционированием (см. л 28).
4. В зоне разанкероВки усиливающих проВодоВ (см. л 29).
5. На участках с повышенными ВетроВыми Воздействиями

Подвес на Г— образной надставке  
(Тип 111)

и II

1. На переходных опорах сопряжений с секционированием (см. л 28).
2. В зоне разанкероВки усиливающих проводов (сч л 29).
3. В зоне перехода усиливающих проводов с консольных опор на жесткие 

поперечины, (сч л 27).

Примечание
Конструкции подвесов приведены но л 72-75.

— —

П э м Л и с т N '  а о к у м . П о а п и с ь Ц а т а

Р д э р а б .
П р о в

Г ж к о н с т р

Т е х д и р

У т в

К у д р я ш о в  E Q  

К у д р я ш о в  « В . Е >

КС-160.11.021
Лит Лист
l IВарианты подвесов 

усиливающих проводов 
на жестких поперечинах

Л и с п у

укс ДЕ*

24
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Накладки
31

EооCNJ

..._vzHP
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Оо
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Но

Поз Наименование Обозначение Кол Примечание

1 СтоОка консольная 
промежуточная См. т а б л  л  ВЗ 1

2 Б олт-скоба  нижняя См  т а б л  л  58 6

3 Б ол т -скоба  берхняя См  т а б л  л  58 4 •

4
Консоль неизолированной 
наклонной С м  т а б л  л  84 1

5 Фиксатор сочлененный 
прямой См  т а б л  л  85 1

6
Установка поддерживатцш 
струн к фиксатором 441 и 40 УКС 01929 ' 1

см  альбом КС-160.4.1, 
л  39

7 Изолятор подбесной П С Ф -7 0 -3 /0 ,5 -0 5  УХШ 1

в Изолятор фиксоторный Ф С Ф -1 00 -3 .0 /0 ,6  УХШ 1

9
Седло одинарное 
под пестик 009-1 УКС 00627-01 1 с  медным 

вкладышем

Ось п у ти

Примечания:
1. На ВетроВых участках В соотВетстВии с ПУТЭКС Вместо 

поддерживающих струн к фиксатору устанавливаются жесткие 
распорки (см. альбом КС-160.4.1, л. 42).

2. Размеры Б, Hs, Нф В зависимости о т  услоБиа установки 
фиксаторов и основные контролируемые размеры приведены 
на л. 54, 55.

3. Номера регулировочных отВерстий крепления бугеля и тяги 
приведены В табл, на л. 87. Расшифробку обозначение) см. на л

4. Номера регулировочных отБерстиО для крепления тяги консоли 
на консольной стойке даны на л. 57

Вкладыш медный 

У К С -547

Вариант узла А с изолятором ПСФ 70-3.0/0.5-01 и седлом 008-1

Изолятор

ПСФ“ 7 0 -3 .0 /0 .5 ^  01 УХЛ1Седло 0 0 8 -1  d

Вкладыш медный 

У К С -547

8 6 .
К 'Г — 1 R 0  11 П 9 9

П э м Л и с т N ’  о о к у м П о д п и с ь Ц а т а
1 \ 1 Ч-*1 • 1 • V 7

Р о з р о б Чередшжов Д 1 ^7 ? Л и т . Л и с т  I Л и с т
П р о б К у д р я ш о в  Е В Консольной с т о й к о  д л я  

п р о м е ж у т о ч н ы х  ж е с т к и х  п о п е р е ч и н  
П р я м а я , з и г з а г  к  с т о й к е

Т Г 1 I 1
Г л к о н с т р
Т е х д и р
У т б К у д р я ш о в  В . Е

- УКС A g .



Накладки

Поз. Наименование Обозначение Кол Примечание

1 СтоОка консольная 
промежуточная Ск табл л 83 1

2 Болт-скоба нижняя Ск табл л 58 6

3 Болт-скобо верхняя Ск табл л 58 4

4 Консоль неизолированная 
наклонная Ск табл л 84 1

5 Фиксатор сочлененный 
обратный Ск табл л 85 1

6 Установка поддерживающих 
струн к диксотором ФП и ФО УКС 01929 1

ск альбом КС-160.4.1, 
л 39

7 Изолятор подвесной ПСФ-70-3/0,5-05 УХШ 1

8 Изолятор фиксаторный ФСФ-100-3,0/0,6 УХШ 1

9 Седло одинарное 
под пестик 009-1 УКС 00627-01 1 с медным 

вкладышем

Примечание.
Ск примечания на л 31.

— — — — КС-160.11.023
ИзмЛист N’ аокук Поапись Цата
Роэра(х 
Пров. 
Глконстр 
Техgup 
УтЬ

ЧередникоВ Дк 
КудряшоВЕр,

Куоряшов АЕ -Л__

Консольная стойка для 
промежуточных жестких поперечин 

Прямой зигзаг о т  стойки

Лит. Лист | Лист»~тт 1 1 1

у к с  Д 0 *
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Накладки
аз

Поз. Н а и м е н о в а н и е О б о з н а ч е н и е Кол . П р и м е ч а н и е

1 СтоОко консольная 
промежуточная См. т а б л  л  83 1

2 Болт-скоО а нижняя См т а б л  л 58 6

3 Б олт-скоба  Верхняя См  т а б л  л  58 4

4
Консоль неизолированная 
наклонная См т о б л  л  84 1

5 Ф иксатор сочлененный 
прямой См  то б л  л  85 1

6
Установка поддерживают)» 
струн к диктаторам 441 и ФО УКС 01929 * 1

см  альбом К С -160.4.1, 
л  39

7 Изолятор подвесной П С Ф -7 0 -3 / 0 ,5 - 0 5  УХЛ1 1

8 Изолятор фиксаторный Ф С Ф -100 -3 ,0 /0 ,6  УХЛ1 2

9
Седло дбойное под 
пестик 011-1 УКС 00631 1 с медным 

бююдышем

10
Зажим стыкобоа болтобоО 
несущего тро ссо 056 (КС -326) 2

11
Ф иксотор подбесного 
иэоляторо УКС 01892 1 см  л  78

1. Схема монтажа консоли на опоре средней анкероВки услобно дана для 
прямого участка пути при зигзаге КП к стойке.

2. Допускается применение б узле крепления троса средней анкеробки эажимоб 
других разрешенных иэготобителей.

3. Конструкция и область применения фиксаторов подбесного изолятора 
приведены на я  78—79.

4. Вместо изолятора ПСФ 70-3.0/0.5-05 УХЛ1 с седлом 011-1 допускается применение 
.jQ изолятора ПСФ 70—3.0/0.5—01 УХЛ1 с седлом 010—1.

" 5. См. примечания на л. 31.

Вкладыш 
медный УК С -547

Трос средней анкероВки НТ 

(П Б С М -95, М -1 2 0 ) ■ - ................... -

Изм Лист N’ оокум Подпись Д ота
Раэраб
Пров.

Глконстр

Черсдников ДК 
Кудряшов E  IJ

Тех gup 
УтВ. Кудряшов - d t

КС-160.11.024
К о н с о л ь н а я  с т о й к а  

н а  с р е д н е й  о н к е р о б к е

Лит.

X I
Л и ст  | Листо!

1 1

УКС Аё
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Накладки

П о а Н а и м е н о в а н и е О б о з н а ч е н и е К о л П р и м е ч а н и е

1 Стойка консольная 
промежуточная См. табл. л. 83 1

2 Болт-скоба  нижняя См. т а б л  л  58 6

3 Болт-скоба  верхняя См т а б л  л  58 4

4 Консоль неиэолиробанная 
наклонная См. т а б л  л  84 1

5 Фиксатор сочлененный 
прямое См т а б л  л  85 1

в
Установка поддерживающие 
струн к фиксаторам ФЛ и ФО УКС 01929 1

см  альбом КС-160.4.1, 
л  39

7 Изолятор - подвесной П С Ф -70 -3 /0 ,5 -0 5  УХЛ1 1

8 Изолятор фиксаторный Ф С Ф -ю о -3 ,0 /0 .6  у х т 1

9
Седло одинарное 
под пестик 009-1 УКС 00827-01 1

с медным 
бклодышем

Ось токоприем ника

Примечания:
1. На криБых радиусом 1500 м и менее применяется удлиненная стойка 

дополнительного фиксатора
2. См. примечания на л  31.

Йэм Лист N’ аокум Подпись Вата
Роэроб
Пров

Передников Д1 
Кудряшов ЕВ

Гжконсто
Texquix
У т в Кудряшов«&£ l- s a S s d Ь»

КС-160.11.025
К о н с о л ь н а я  с т о й к а  д л я  

п р о м е ж у т о ч н ы х  ж е с т к и е  п о п е р е ч и н  
В н е ш н я я  с т о р о н а  к р и в о й

Л и т Л и ст Листов

I I 1 1

укс i /g s



35
Накладки

П оа Н а и м е н о б а н и е О б о з н а ч е н и е К о л П р и м е ч а н и е

1 СтоОко консольная 
промежуточная См т а б л  л  83 1

2 Болт-скоба нижняя См та б л  л  58 6

3 Болт-скоба беркняя См та б л  л  58 4

4 Консоль неизолированная 
наклонная См т а б л  л  84 1

5 Фиксатор сочлененный 
обратный См т а б л  л  85 1

в
Установив
струн к fUNcomopoM Ф(1 и Ф0 УКС 01929 1

см  альбом КС-160.4.1, 
л  39

7 Иэолятор1 подвесной П С Ф -7 0 -3 /0 .5 -0 5  УХП1 1

8 Изолятор фиксаторный ф с ф -1 0 0 -3 ,0 /0 ,6  ухш 2

9
Седло одинарное 
под пестик 009-1 УКС 00627-01 1

с медним 
бююдышем

10
Фиксатор подбесноео 
изолятора УКС 01892 1 см  л  78

Примечания:
1. На крибых радиусом 1500 м и менее применяется удлиненная стойка 

дополнительного фиксатора
2. Конструкция и область применения фиксатороб подбесного изолятора 

прибедены на л  78-79.
3. См. примечания на л  31.

Иэм Лист N' аокум Поапись Лата
Раэраб Череанитб ДК

«V-Проб Кудряшов ЕВ
Глмжстр l7

Тех аир
У тб Куоряшоб & £ *

КС-160.11.026
К о н с о л ь н а я  с т о й к а  д л я  

п р о м е ж у т о ч н ы х  ж е с т к и х  п о п е р е ч и н  
В н у т р е н н я я  с т о р о н а  к р и в о й

Л и т Л ист  I Листов

1 1 1 1

УКС л ё »
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Накладки

бдриаиж  ш  Б с  изолятором ПСФ 70 -3 .0 /0 .5 -01  и седлом 008-1

13
12 14
НТ раб. бетби

Изолятор

ПСФ 70-3,0/0.5-01 УХЛ1 
Седло 008—1
НТ раб бетби

Примечания;
1. ВоэВьшение отходящих на анкероВку контактных проВодоВ над рабочими

контактными прободами , В зависимости о т  услобиа расположения
сопряжения, приведено на л  54.

2. На переходных опорах ”А” сопряжений без секционирования несущий трос 
подВески анкеруемой ВетВи располагается Выше на 2001^° мм 
относительно несущего троса рабочей ВетВи за счет подВески 
несущего троса через промежуточной эВено из деталей 013 и 075.

3. Таблица расположения несущих тросоВ на сопряжениях приведена 
на л  54.

4. Конструкция и область применения фиксаторов под&есного
изолятора приведены на л  78—79. ______________________________
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Поз. Наименование Обозначение Кол Примечание

1 Стойко консольная 
переходная См. табл, а  83 1

2 Болт-скоба нижняя См та б л  а  62 8

3 Болт-скоба  Верхняя См таб А  а  62 8

4 Консоль рабочей бетби См та б л  а  84 1

5 Консоль онкеруемоО бетби См табА  л  84 1

6 Фиксатор сочлененный 
прямой См та б л  а  85 Г

7
Фиксатор анкеруемой 
бетби См та б л  а  85 1

8
УапоноСм noggepmitaouw 
струи к фиксаторам <41 и Ф0 УКС 01929 1

см  альбом КС-160.4.1, 
а  39

9 струм к фиксатору ФА УКС 01891 1
см  альбом КС-160.4.1, 
а  40

10 Изолятор подвесной ПСФ-7 0 -3 /0 .5 -0 5  УХЛ1 2

11 Изолятор фиксаторный Ф СФ-100-3,0 /0 .6  УХЛ1 3

12
Седло одинарное 
под пестик 009-1 УКС 00627-01 2 с  медным 

бкяодишем

13 Ушко дбуклапчатов 013 1

14 Серьеа Ср-4 ,5 075 1

15
Фиксатор под&есново 
иэоляторо УКС 01892 1 см  а  78

5. См. примечания на л  31.

Изм Лист N* аокум Поапись Лота
Разоабс Череанимоб ДV
Проб Кучряшоб ЕВ
Га  монстр
Тек аил
У тВ КмояшоДОС

КС-160.11.027
К о н с о л ь н а я  с т о й к а  д л я  

п е р е х о д н ы х  ж е с т к и х  п о п е р е ч и н  

С о п р я ж е н и е  б е з  с е к ц и о н и р о в а н и я  
н а  п р я м о й  о п о р а  * А а.

Лит Лист 1 Листов
II __1____ !__

УКС А ё »
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Поз. Н а и м е н о в а н и е О б о з н а ч е н и е К о л П р и м е ч а н и е

1 СтоОко консольная 
переходная С м  т а б л  а  83 1

2 Б о л т -ск о б а  нижняя С м  т а б л  л  62 8

3 Б о л т -ск о б а  верхняя С м  т а б л  л  62 8

4 Консоль рабочее бетби С м  т а б л  л  84 1

5 Консоль анкеруемоа б е тб и С м  т а б л  л  84 1

6
Ф иксатор  сочлененный 
прямой С м  т а б л  л  BS 1

7
Ф иксатор  анкеруемоа 
бетби С м  т а б л  л  65 1

8
Установка поддержибаощис 
струн к димсатораи ФП и Ф0 УКС 01929 1

с м  альбом К О -160.4.1, 
л  39

9
Установка поддеряшквимк 
струн к диктатору ФА УКС 01891 1

см  альбом КС-160.4.1, 
л  40

10 Изолятор подбесноО П С Ф -7 0 -3 /0 ,5 - 0 5  у х т 2

11 Изолятор уиксаторный Ф С Ф -1 0 0 -3 .0 /0 .6  УХЛ1 3

12
Седло одинарное 
под п е сти к  0 09 -1 УКС 00627 -01 2

с  медным 
бклодышем

13
Ф иксатор  подбесноео 
изолятора УКС 01892 1 с м  л  78

Примечание
См. примечания на л  31 и 36.

Пэм Лист N ' аокум Подпись П ата
Раэраб Череанимоб ДК
Проб Кгаряшоб Е В f
Гл монстр

Тех аир |

У т б Куаояиюб А £

КС-160.11.028
Консольная стойка для 

переходных жестких поперечин 
Сопряжение без секционирования 

на прямоЦ опора ’ Б'.|

Л и т Л и с т  I Л истов

II 1 1 1

УКС 1 А ё *



3 Накладки

1. На четырехпролетных сопряжениях на прямом участке пути контактные 
провода 5 двух переходных пролетах должны располагаться по прямой Л1 

При этом дополнительные фиксаторы на опоре "В" устанавливаются 
свободно ( т е .  не испытывают усилия о т  излома контактного провода) 
либо с небольшим растягивающим усилием.

2. См. примечания на л  31 и 36.
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П о л Н а и м е н о б а н и е О б о з н а ч е н и е К о л П р и м е ч а н и е

1 СтоОка к о н с о л ь н о й  
переходная См т а б л  л 83 1

2 Болт-скоба нижняя
См  т а б л  л  62 8

3 Болт-скоба верхняя
См т а б л  л  62 8

4 Консоль подвески 1 См т а б л  л  84 1

5 Консоль подвески 2 См т а б л  л 84 1

в Фиксатор подвески 1
См т а б л  л 85 1

7 Фиксатор подвески 2 См т а б л  л 85 1

8
Установки яоддтбяинк  
струм к диктаторам ФЛ ы Ф0 УКС 01929 2

см  альбом КС-160.4.1, 
л  39

9 Изолятор подвесное П С Ф -70 -3 /0 .5 -0 5  УХШ 2

10 Изолятор фиксаторный
Ф СФ -100 -3 .0 /0 .6  УХЛ1 2

11
Седло одинарное 
под пестик 009-1 УКС 00627-01 2 с  медным 

вкладышем

—

Пэм Лист N’ докум Подпись Цата
Раэьаб Чесеанитв Лк
Пров Кудряшов Еф / а - е

Гляонстр ’
Техаиа
У т б Кудряшов •&<

КС-160.11.029
Консольная стойка для 

переходных жестких поперечин 
Сопряжение без секционирования 

на прямой опора *1Г.

Л и т Л ист I Листов
N i l l

УКС|
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П о л Н а и м е н о в а н и е О б о з н а ч е н и е К о л П р и м е ч а н и е

1 Стойка консольная 
переходная С м  т а б л  л  83 1

2 Б о л т -ск о б а  нижняя С м  т а б л  л  62 8

3 Б о л т -ск о б а  берхняя С м  т а б л  л  62 8

4 Консоль рабочее бетби См  т а б л  л  84 1

5 Консоль анкеруемоО бетби См  т а б л  л  84 1

6
Ф иксатор  сочлененный 
прямое См  т а б л  л  85 1

7
Ф иксатор  анкеруемоо 
бетби С м  т а б л  л  85 1

8
Усямнобко подфертЛаюи** 
струн к фиксаторам 441 и Ф0 УКС 01929 1

см  альбом КС-160.4.1, 
л  39

9
Установка поддершватцш 
струн к фиксатору ФА УКС 01891 1

см  альбом КС -180 .4.1, 
л  40

10 Изолятор подбесноО П СФ -7 0 - 3 / 0 .5 - 0 5  УХП1 2

11 Изолятор фиксаторные Ф С Ф -1 00 -3 .0 /0 ,6  УХЛ1 3

12
Седло одинарное 
под п е сти к  0 09 -1 УКС 00627 -01 2

с медным 
оклодышен

13
Ф иксатор  подбесноео 
изолятора УКС 01892 1 см  л  78

Примечание.
См. примечания на л  31 и 36.

Изм Лист N* аокум Поапись Ц ата
Раэоаб Череаниноб Д1
Проб. Куаояшоб E l i Ж * Г
Глканстр 1
Тек аир.

1
1

У т б Куаояшоб- f t f ►

КС-160.11.030
Консольная стойка для Лит. Л и с т Л и стов

переходных жестких поперечин 1 1 1 1 1
Сопряжение без секционирования 

на бнешнеО стодоре кривой 
опора А . |

УКС



г
.1
Jl

40
Нокладки

П о л Наименование Обозначение Кол Примечание

1 Стойка консольная 
переходная См т а б л  л ВЗ 1 '

2 Болт-скоба нижняя См  т а б л  л 62 8

3 Болт-скоба верхняя См  т а б л  л 82 8

4 Консоль рабочее бетби См т а б л  л 84 1

5 Консоль анкеруемой бетби См т а б л  л  84 1

в
Фиксатор сочлененный 
прямой См  т а б л  л  85 1

7
Фиксатор анкеруемой 
бетби См  т а б л  л 85 1

8 Струна поддерживающая УКС 01891-01 1
см  альбом КО-160.4.1, 
л  39

9
Усяммобко
струн к фиксатору ФА УКС 01891 1

см  альбом КС-160.4.1, 
л  40

10 Изолятор подвесной ПСФ -7 0 -3 /0 ,5 -0 5  УХЛ1 2

11 Изолятор фиксаторный ф с ф -10 о- з ,о/ о,6 v m 3

12
Седло одинарное 
под пестик 009-1 УКС 00627-01 2 с  медным 

бкмдыиюм

13
Фиксатор под&есноео 
изолятора УКС 01892 1 см  л  78

Примечания:
1. Для исключения касания поддерживающих струн фиксаторов рабочей и анкеруемой 

ветвей при температурных перемещениях консолей, на фиксаторах рабочей ветви 
переходных опор "А" сопряжений всех типов^ расположенных на внутренней 
стороне кривой и на опорах "Б" на внешней стороне кривой, вместо двух струн на 
несущий трос устанавливается одна струна черт. УКС 01891—01 к седлу (см. л  41 
альбома КС-160.4.1).

2. См. примечания на л  31 и 36.
Пэм Лист N* аокум Гкхтись Цато
Разраб Череаиипб Д1
Проб. Кгапяиюб ЕВ
Глконстс
Текших
У т б Kywmuo6dfc£ ь

КС-160.11.031
Консольная стойка для 

переходных жестких поперечин 
Сопряжение без секционирования 
на Смешней стороже кривой 

________опора Б. I______

Л и т : Л и ст Листов

1 1 ! 1 1

УКС AS*
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Поз. Н а и м е н о в а н и е О б о з н а ч е н и е К о л П р и м е ч а н и е

1 СтоОка консольная 
переходная См т а б л  л  ВЗ 1

2 Б олт-скоба  нижняя См  т а б л  л  62 8

3 Б олт-скоба  Верхняя См  т а б л  л  62 8

4 Консоль подбески 1 См  т а б л  л  84 1

5 Консоль подбески 2 См  т а б л  л  64 1

в Ф иксатор подбески 1 См  т а б л  л  85 1

7 Фиксатор подбески 2 См  т а б л  л  85 1

В
Установке
струн к fuNcomopoM t f l  и ФО УКС 01929 2

см  альбом КО-160.4.1, 
л  39

9 Изолятор подбесноО П С Ф -7 0 -3 /0 .5 —05 УХП1 2

10 Изолятор фиксаторный Ф С Ф -100 -3 .0 /0 .6  УХЛ1 2

11
Седло одинарное 
под пестик 009 -1 УКС 00627-01 2

с  медным 
бклодыимм

Примечание.
См. примечания на л  31 и 36.

Пэм Лист N ' аокум Тоапись В ата
Раэрабь Череаникоб Дк • ш >
Проб Кгаряшоб ЕВ f
Глконстр
Тех аил •

У т б КуаояшобАЕ >

КС-160.11.032
к о н с о л ь н а я  с т о О к а  д л я  

п е р е х о д н ы х  ж е с т к и х  п о п е р е ч и н  

С о п р я ж е н и е  б е з  с е к ц и о н и р о в а н и я  

н а  в н е ш н е й  с т о р о н е  к р и в о й  
о п о р а  Е Г .  i



Накладки

Примечания:
1. Для исключения касания поддерживающих струн фиксаторов рабочей и анкеруемой 

Ветвей при температурных перемещениях консолей на фиксаторах рабочей Ветби 
переходных опор ИАМ сопряжений Всех типов, расположенных на Внутренней
кривой и на опорах "Б" на Внешней стороне кривой  ̂ Вместо двух струн на несущий 
трос устанавливается одна струна черт. УКС 01891—01 к седлу.

2. См. примечания на л  31 и 36.

П о * Н а и м е н о в а н и е О б о з н а ч е н и е К о л П р и м е ч а н и е

1
СтоОка консольной 
переходная См  тобл. а  83 1

2 Б о л т -  скоба нижняя См т а б А  а  62 8

з Болт-скоба берхняя См  т а б л  а  62 в

4 Консоль рабочее бетби См та б А  л  84 1

5 Консоль анкеруемой бетби См т а б л  а  84 1

6
Фиксатор сочлененные 
обратные См  т а б л  а  85 1

7
Фиксатор анкеруемой 
бетби См  т а б л  а  85 1

8 Струна поддерживающая УКС 01891-01 1
см  альбом КС-160.4.1, 
а  39

9
Установка поддершватцк 
струн к римотору ОА УКС 01891 1

см  альбом КС-160.4.1, 
а  40

10 Изолятор подбесноа П С Ф -70 -3 /0 ,5 -0 5  УХШ 2

11 Изолятор фиксаторный Ф С Ф -100 -з ,0 /0 ,6  мет 3

12
Седло одинарное 
под пестик 009-1 УКС 00827-01 2 с  медным 

вкладышем

13 Сврьеа Ср-4,5 075 1

14 Ушко дбухлапчатое 013 1

15 Фиксатор подбесноео 
изолятора УКС 01892 1 см  а  78

42

Изм Лист
Розроб 
Проб
Глконстр
Тех gup
У тЬ

N* q°WH QSjMgb Цото

Кудряиюб ЕВ  «у

Кудряи)овкМ1^*Дмр ^

КС-160.11.033
Консольная стойка для 

переходных жестких поперечин 
Сопряжение без секционирования 
на Внутренней аророне кривой 

__________ опора А .

Л и т  1 Л и ст  1 Листов

II 1 1 1 1

УКС Д ё *



Поэ. Н а и м е н о в а н и е О б о з н а ч е н и е К о л П р и м е ч а н и е

1 С тойка  консольная 
переходная См  т а б л  л  83 1

2 Б о л т -с к о б а  нижняя С м  т а б л  л  62 8

3 Б о л т -с к о б а  Верхняя С м  т а б л  л  62 8

4 Консоль рабочей Ветби С м  т а б л  л  84 1

5 Консоль анкеруемоа ВетБи С м  т а б л  л  84 1

6 Ф иксатор  сочлененный 
прямой См. т а б л  л  85 1

7
Ф иксатор  анкеруемоО 
В етви  г См  т а б л  л  85 1

В
Установке
струн к риксоторон ФП и ФО УКС 01929 1

см  альбом КС-160.4.1, 
л  39

9
Устоновмо
струн к риелтору ФА УКС 01891 1

с м  альбом КС -160 .4.1, 
л  40

10 Изолятор под Весной П С Ф -7 0 -3 /0 ,5 —05  УХП ) 2

11 Изолятор фиксаторный Ф С Ф -ю о -3 .0 /0 .6  ухт 4

12
Седло одинарное 
под п е сти к  0 09 -1 УКС 006 27 -0 1 2

с  медным 
вкладышем

13
Ф иксатор  подвесного 
изолятора УКС 01892 2 с м  л  78

Примечание.
См. примечания на л  31 и 36.

№н Пист N ' аокум Поапись Д ота

Разрой Череомав ДИ
Проб, КуаряшоВ Е В

Глнонстр
Тех аир
У т б КуаряшоВАЕ

КС-160.11.034
Консольная стойка для 

переходных жестких поперечин 
Сопряжение без секционирования 
на Внутренне!! аророне крибоД 

_________ опора Б . i________

Л и т Л и с т  I  Л истов_и_ i l l

укс|
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Поэ. НаименоБание Обозначение Кол Примечание

1 Стойка консольная 
переходная Си  т а б л  л  83 1

2 Б о л т -ск о б а  нижняя Си  т а б л  л  62 8

3 Б о л т -ск о б а  берхняя Си  т а б л  л  62 В

4 Консоль подбески 1 Си  т а б л  л  84 1

5 Консоль подбески 2 Си  т а б л  л  84 1

6 Ф иксатор  подбески 1 Си  таб л  л  85 1

7 Ф иксатор ' подбески 2 Си  т а б л  л  85 1

8
Уалонобм поддерлибаюилж 
струм к funoomopoH ФЛ и ФО УКС 01929 2

с и  альбом КС-160.4.1, 
л  39

9 Изолятор подбесноа П С Ф -7 0 -3 / 0 ,5 -0 5  УХЛ1 2

10 Изолятор фиксаторный фсф- 100-3,0/0,6 ухт 4

11
Седло одинарное 
под п е сти к  0 09 -1 УКС 00627 -01 2

с  медным 
бкладышем

12
Ф иксатор  подйесноео 
изолятора УКС 01892 2 см  л  78

Примечание.
См. примечания на л  31 и 36.

Изм Лист N’ аокум floqnucb Ц ата

Раэраб Череанитб ДУ
Проб Куоьяиюб Е 8

Глконсть
Тех quo
У т б Кудряитб O f >

КС-160.11.035
К о н с о л ь н а я  с т о й к а  д л я  

п е р е х о д н ы х  ж е с т к и х  п о п е р е ч и н  

С о п р я ж е н и е  б е з  с е к ц и о н и р о в а н и я  
н а  В н у т р е н н е й  с т о р о н е  к р и Б о Ц  

______________о п о р а  В " ,  i

Л и т Л и ст Л истов

1 1 1 1

УКС !/



Ин
Ь 

W
 n

ag
* 

I 
По

дп
ис

ь 
и 

oo
m

a 
I 

Вэ
ом

 и
нб

 I
T 

I 
пн

а
Накладки

45

П о з Н а и м е н о в а н и е О б о з н а ч е н и е К о л П р и м е ч а н и е

1 СтоОка консольная 
переходная См та б л  л  83 1

2 Болт-скоба нижняя См  та б А  а  62 8 '

3 Болт-скоба Верхняя См  т а б л  а  62 8

4 Консоль рабочеО бетби См та б л  а  84 1

5 Консоль анкеруемоа бетби См та б л  л  84 1

6
Фиксатор сочлененный 
прямой См т а б л  А  85 1

7
Фиксатор анкеруемой 
бетби См  та б А  а  85 1

8
УсМЯЮбЯВ
струн к диктаторам 411 и 40 УКС 01929 1

см  альбом КС-180.4.1, 
а  39

9
УстяноОяв яоддфкибомцж
струн к диктатору 4А УКС 01891 1

см  альбом КС-160.4.1. 
а  40

10 Изолятор подвесной П С Ф -70 -3 /0 ,5 -0 5  у х т 2

11 Изолятор фиксаторный ФСФ -100-3 ,0 /0 .6  ИОН 3

12
Седло одинарное 
под пестик 009-1 УКС 00627-01 2 с  медным 

бклодышем

13
Фиксатор под&есноео 
изолятора УКС 01892 1 СМ А  76

Примечания:
1. Горизонтальное расстояние между внутренними сторонами рабочих контактных 

прободоб б переходных пролетах на изолирующих сопряжениях с нормально 
замкнутыми продольными разъединителями должно составлять 400 мм и с нормально 
разомкнутыми 550 мм.

2. Возвышение отходящих на анкеровку контактных прободоб над рабочими 
контактными проводами А» , б зависимости о т  условий расположения 
сопряжения приведено на л. 54.

3. Таблица расположения несущих тросов на сопряжениях приведена на л  54.
4. Конструкция и область применения фиксаторов подвесного 

изолятора приведены на л  78—79.
5. См. примечания на л. 31.

4зм Лист N* аокум Поопись Цата
Разрой
Пробе

Ч е р е а ш Ш
Куаояиюб ЕВ

З й ё -

Гаконсшр

Тех аир
Утбе Куоояшоб- f t f =7

КС-160.11.036
К о н с о л ь н о й  с т о й к а  д л я  

п е р е х о д н ы х  ж е с т к и х  п о п е р е ч и н  

С о п р я ж е н и е  с  с е к ц и о н и р о в а н и е м  
н о  п р я м о й  о п о р а  | А * .

Л и т Л и ст  1 Листов
1 1 i l l

УКС
1 A s *
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П оз. Н а и м е н о в а н и е О б о з н а ч е н и е К о л П р и м е ч а н и е

1 С тоО ко  консольная 
переходной С м  табл , л  83 1

2 Б о л т -с к о б а  нижняя С м  т а б л  л  62 8

3 Б о л т -с к о б а  верхняя С м  т а б л  л  62 8

4 Консоль рабочей б е тб и С м  т а б л  л  84 1

5 Консоль анкеруемоО б е тб и С м  т а б л  л  8 4 1

в
Ф и к с а то р  сочлененный 
прямой С м  т а б л  л  85 1

7
Ф и к с а то р  анкеруемоО 
б е т б и С м  т а б л  л  85 1

8
УсяюноОю
струн к фиксаторам ФП и ФО УКС 01929 1

см  альбом  КС-160.4.1, 
л  39

9
Установке поддеряшвающж 
струн к ригеолюру ФА УКС 01891 1

см  альбом  КС-160.4.1, 
л  40

10 И золято р  подвесной П С Ф -70—3 /0 ,5 —0 5  УХШ 2

11 И золятор  фиксаторный Ф С Ф -1 0 0 -3 ,0 /0 .6  УХШ 3

12
Седло одинарное 
под п е с т и к  0 0 9 -1 УКС 0 0 6 2 7 -0 1 2

с  медным 
бкладышем

13
Ф и к с а то р  подбесново 
и золятора УКС 01892 1 с м  л  78

Примечание
См. примечания на л  45 и 31.

ИзмЛист N’ аокум ПоаписьВата
Раэоаб Череяникоб ДИ
Проб Куоояиюв ЕВ

9Глконсто
Текших
Утб Куаояшоб-4Н:b e d к

КС-160.11.037
Консольная стоОко для 

переходных жестких поперечин 
Сопряжение с секционированием 

на прямоД опора ; Б*.

Липх Л и с т Л и сто б

_ и _ : 1 1i 1 1 |  I

укс! ДЕ»
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Накладки

Поэ1 Наименование Обозначение Кол Примечание

1 СтоОко консольная 
переходная См  т а б л  я  83 1

2 Болт-скобе  нижняя См  т а б л  л  62 8

3 Болт-скоба  берюмя См  т а б л  я  62 8

4 Консоль подвески 1 См  т а б л  я  84 1

5 Консоль подвески 2 См т а б я  я  84 1

6 Фиксатор подвески 1 См  т а б я  я  85 1

7 Фиксатор подвески 2 См  т а б я  я  85 1

8
Уапомовт поддерсивапиек 
струн к фшюмран ФЛ и 40 УКС 01929 2 см  альбом КС-160.4.1, 

я  39

9 Изолятор подвесной ПСФ-70—3/0 ,5—05 у х т 2

10 Изолятор фиксаторный фсф- 1 00-3.0/0.6 ухт 2

11 Седло одинарное 
под пестик 009-1 УКС 00627-01 2 с  медным 

бкладышем

Примечания:
1. На четырехпролетных сопряжениях на прямом участке пути контактные 

пробода б дбух переходных пролетах должны располагаться по прямой линии 
При этом дополнительные фиксаторы на опоре "В" устанаблибаются 
свободно (гае. не испытывают усилия о т  излома контактного провода) 
либо с небольшим растягивающим усилием.

2. Расстояние о т  нижнеео края Г-образного фиксатора до ближайшего контактного 
провода, находящегося в другой электричексой секции должно быть 
не менее 200 мм

3. См примечания на л  45 и 31. Пэм Лист
Р тр о Ь
ПроЬ

Глконстр
Тссаир
У тЬ

Н* докук Подпись

А»
Кмржиов Е1

....... В.иг1 I

Доте
КС-160.11.038

Консольная стойка для 
переходных жестких поперечин 

Сопряжение с секционированием 
на прямое, опора ВГ.|

Л и т Л ист Листов

“ Г Г 1 1

УКС /
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Поэ. Наименование Обозначение Кол Примечание

1 СтоОка консольная 
переходная См. т а б л  л  ВЗ 1

2 Б олт-скоба  нижняя См  т а б л  л  62 8

3 Б олт-скоба  Верхняя См  т а б л  л  62 8

4 Консоль рабочее бетби С м  т а б л  л  84 1

5 Консоль анкеруемой бетби См  т а б л  л  84 1

6 Ф иксатор сочлененные 
прямое См  т а б л  л  85 1

7
Фиксатор анкеруемой 
бетби См  т а б л  л  85 1

В
Установка поддердкибапщш 
струн к фиксаторам ФП и ФО VKC 01929 1

см  альбом КС-160.4.1, 
Л 39

9
Установка поддерживающие 
струн к фиксатору ФА УКС 01891 1

с м  альбом КС-160.4.1, 
л  40

10 Изолятор подвесное П С Ф -7 0 -3 /0 ,5 —05 УХШ 2

11 Изолятор фиксаторный Ф С Ф -100 -3 ,0 /0 .6  УХЛ1 3

12
Седло одинарное 
под пестик 009-1 УКС 00627-01 2

с  медным 
Ькладышем

13
Ф иксатор подбесноео 
изолятора УКС 01892 1 см  л  78

П р и м е ч а н и е

С м .  п р и м е ч а н и я  н а  л  4 5  и  3 1 .

КС-160.11.039
!4зм Лист N* оокум Поапись В а та
РаэоаЬ Череаиикоб Д1 *5ф~> К о н с о л ь н а я  с т о й к о  д л я  

п е р е х о д н ы х  ж е с т к и х  п о п е р е ч и н  

С о п р я ж е н и е  с  с е к ц и о н и р о в а н и е м  
н а  в н е ш н е й  с т о р о н е  к р и в о й  

о п о р а  А. I

Л и т  1 Л и ст  1 Листов
Проб Кгаряиюб ЕВ V ' 1 1 1 1 1 1
Гл. монета

у к с  Д£*Текдир
У т б

11S1
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Поз. Н а и м е н о в а н и е О б о з н а ч е н и е К о л П р и м е ч а н и е

1 Стойка к о н с о л ь н о й  
переходная См. т а б л  л  83 1

2 Болт-скоба нижняя См  т а б л  л  62 8

3 Болт-скоба Верхняя См т а б л  л  62 8

4 Консоль рабочей Оетби См т а б л  л 84 1

5 Консоль анкеруемоО бетби См т а б л  л  84 1

в
Фиксатор сочлененный 
прямой См т а б л  л 85 1

7
Фиксатор анкеруемоО 
бетби См т а б л  л  85 1

В Струна поддерживающая УКС 01891-01 1
см  альбом КС-160.4.1, 
л  39

9
Установка яоддаряибатц ик 
струн к диктатору 4А УКС 01891 1

см  альбом КС-160.4.1, 
л  40

10 Изолятор подбесноа ПСФ-70—3 /0 ,5 -0 5  УХП1 2

11 Изолятор фиксаторный ф с ф -1 0 0 -3 .0 /0 .6  у х т 3

12
Седло одинарное 
под пестик 009-1 УКС 00627-01 2

с медным 
вкладышем

1 3
Фиксатор подвесного 
изолятора УКС 01892 1

|
см, л  78

Примечания:
1. Для исключения касания поддерживающих струн фиксаторов рабочей и анкеруемоО 

ветвей при температурных перемещениях консолей, на фиксаторах рабочей ветви 
переходных опор ”А" сопряжений всех типов, расположенных на внутренней 
кривой и на опорах "Б” на внешней стороне кривой, вместо двух струн на несущий

* трос устанавливается одна струна черт. УКС 01891-01 к седлу.

2. См. примечания на л. 45 и 31.1 Пэм Лист N' аокум Лоапись Лата
Роэраб Череоникоб ЛУ S r ”
Проб Куоряшов ЕВ К
Глтмстр '

I Тех аир i
1_ У тб Куатшоб JLE

КС-160.11.040
К о н с о л ь н а я  с т о й к а  д л я  

переходных жестких поперечин 
Сопряжение с секционированием 
на внешнее спитую  кривое 

опора ъ. I

Л и т  I Л ист Листов

1 1

УКС Дё*|
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Накладки

П о а Н а и м е н о б а н и е О б о з н а ч е н и е К о л П р и м е ч а н и е

1 Стойка консольная 
переходная См т а б л  а  83 1

2 Б о л т -  скоба нижняя С м  т е б я  л  62 8

3 Б олт-скоба  Верхняя См  т а б л  а  62 8

4 Консоль подвески 1 См  т а б л  а  84 1

5 Консоль подВески 2 См  т а б л  а  84 1

6 Ф иксатор подбески 1 См  т а б л  а  85 1

7 Фиксатор подВески 2 См  т а б л  а  85 1

8
Усяюмойяе ио^^яибовщш 
струи к фиксаторам ФП и ФО УКС 01929 2

с м  альбом К0-160.4.1, 
А  39

9 Изолятор подВесной П С Ф -7 0 -3 /0 .5 -0 5  УХШ 2

10 Изолятор фиксаторный Ф СФ -100 -3 ,0 /0 .6  УХЛ1 2

11
Седло одинарное 
под пестик 009-1 УКС 00627-01 2 с  медным 

Вкладышем

Примечания:
1. Расстояние о т  нижнеео края Г-образного фиксатора до ближайшего контактного 

пробода, находящегося б другой электричексой секции должно быть 
Не менее 200 мм.

2. См. примечания на л  45 и 31.
Пэм Лист
РазроЬ

Тех qua
У т б

N‘  oow/м Подпись
Мтедитеб ДУ »£ £ >

О чю нстр________  ^

К^ик>6сй«Й^13>

Доте
КС-160.11.041

Консольная стойко для 
переходных жестких поперечин 

Сопряжение с секционированием 
на Внешней стороне кривой 

__________опора Ег. i_______

Лит 1 Лист Листов
1 1 1 1 1

УКС )0 »
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Примечания:
1. Для исключения касания поддерживающих струн фиксаторов рабочей и анкеруемой 

ветвей при температурных перемещениях консолей, на фиксаторах рабочей бетби 
переходных опор "А" сопряжений всех типов, расположенных на внутренней
кривой и на опорах ”Б" на внешней стороне кривой, вместо двух струн на несущий 
трос устанавливается одна струна черт. УКС 01891-01 к седлу.

2. См. примечания на л  31 и 45.

Поз. Н а и м е н о в а н и е О б о з н а ч е н и е Кол Примечание
1 СтоОмо консольная 

переходная См  т а б л  я  83
1

2 Болт-скоба нижняя С м  т е б я  л  62
8

3 Болт-скоба верхняя См  т е б я  я  62
8

4 Консоль рабочей бетби См  т а б я  я  84
1

5 Консоль анкяруемоа бетби См  т а б я  я  84
1

6
Фиксатор сочлененный 
пряной См  т а б я  я  86 1

7 Фиксатор анквруемоО 
бетбЪ См  т а б я  я  85 1

8
УамноОп поддфшбающк 
струн к уииоатораи 4П и #0 УКС 01891-01

г о с ч
см  альбом КС-160.4.1, 
&  40  г

9
№таиобт поддершВатцш 
струн к диктатору ФА УКС 01891 1

см  альбом КС-160.4.1, 
я  40

10 Изолятор подвесной ПСФ-7 0 -3 /0 ,5 -0 5  УХЩ
2

11 Изолятор фиксаторный Ф СФ -100-3 ,0 /0 .6  УХЩ
4

12
Седло одинорнов 
под пестик 009-1 УКС 00627-01 2 с медным 

бклодышем

13
Фиксатор под&есноео 
изолятора УКС 01892

2 см  я  78

Изм Лист Н’ аокум Подпись Вата
Раэраб.
Проб
Пиктете

Чаманинов ДИ 
К/аояиюв ЕВ Ж

Тек аир
У т б

КС-160.11.042
Консольная стойка дм  

переходных жестких поперечин 
Сопряжение с секционированием 
на Внутренней стдроне кривой 

__________опора А .__________

Пит. | ' Ц ист
1

Листов
1

УКС
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Поз. Наименование Обозначение Кол Примечание

1 С тойка  консольной 
переходной См. т а б л  а  ВЗ 1

2 Б о л т -ск о б а  нижняя С м  т а б л  л  62 8

3 Б о л т -ск о б а  Верхняя С м  т а б л  л  62 В

4 Консоль рабочей б е тб и С м  т а б л  л  84 1

5 Консоль анкеруемоО б е тб и С м  т а б л  л  84 1

6 Ф иксатор  сочлененный 
прямой С м  т а б л  л  65 1

7
Ф иксатор  анкеруемой 
б е тб и  * С м  т а б л  л  85 1

В
Установка поддерживающих 
струн к диксаторои ФЛ и Ф0 УКС 01929 1

см  альбом КС-160.4.1, 
л  39

9
Установка поддерживоюирм 
струн к динсатору М УКС 01691 1

см  альбом КС-160.4.1, 
л  40

10 Изолятор подвесной П С Ф -7 0 -3 /0 ,5 -0 5  ухт 2

11 Изолятор фиксаторный Ф С Ф -1 0 0 -3 ,0 /0 .6  УХЛ1 4

12
Седло одинарное 
под п ести к  0 09 -1 УКС 00627 -01 2

с  медным 
вкладышем

13
Ф иксатор  под&есново 
изоляторе УКС 01892 2 с м  л  78

Примечание
См. примечания на л  45 и 31.

Изм П и ст N* докук Подпись П ота
КС-160.11.043

Консольная стойка для 
переходных жестких поперечин 

Сопряжение с секционированием 
на внутренней qngpoue кривой 

_________ опора Б . |

РсвроЬ
Проб.

Черенков ЛИ
Кудряиюб EI

Глконстр
Tot gup

Утб KVipnnintL И Г  I— rte~ ~ p

Лит.
1

Лист I Листоб
1

УКС Ag
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Поэ. Наименобание Обозначение Кол Примечание

1 СтоОко консольной 
переводная См  т а б л  л  83 1

2 Б олт-сноба  нижняя См  т а б л  а  62 в

3 Б о л т -ско б а  берхняя См  т о б л  а  62 8

4 Консоль подвески 1 См  шобл А 84 1

5 Консоль подвески 2 См  т а б л  а  84 1

в Фиксатор подвески 1 См  т а б л  а  85 1

7 Ф иксатор подвески 2 С м  т а б л  а  85 1

В
Устоиобю подоряибовилк 
струн к fUNComopoM ФЛ и ФО УКС 01929 2

с м  альбом КС-160.4.1. 
а  39

9 Изолятор подвесной П С Ф -70 -3 /0 ,5 -0 5  УХЛ1 2

10 Изолятор фиксаторный ф с ф - 1 0 0 - 3 ,0 / 0 ,6  у х т 4

11
Седло одинарное 
под пестик  009 -1 УКС 00627-01 2

с  медным 
Ьклодышем

12
Ф иксотор подбесноео 
изолятора УКС 01892 2 см  Д 78

Примечания;

Ж

1. Расстояние о т  нижнего края Г-образного фиксатора до ближайшего 
пробода, находящегося б другой электричексой секции должно быть 
не менее 200 мм.

2. См. примечания на д 45 и 31.

(

контактного

Иэм Лист N’  аокум Поапись Ц ата
РаэооЬ Чтаиипв ДУ
Проб Кгамиюв Е В
Гл монете
Техаиь
У тЬ КудряшовЛЕ

КС-1,60.11.044
консольная стойка для Л ит 1 Лист Л истов

переходных жестких поперечин 1 1 1 : 1 1
Сопряжение с секционированием 
на внутренней стороне кривой 

опора (Г. |
УКС | j &



Таблица 1. Минимально допустимые электрические и механические расстояния

Расстояние от..., до...
Минимально 
допустимое 

расстояние, мм
От несущих тросов или арматуры, находящихся под напряжением до 
заземленных частей консолей 300- ..У

От ребра изолятора со стороны заземленной части до элементов консоли 100

От «колена» дополнительного фиксатора до основного стержня 100

От рессорного троса до поддерживающих струн фиксаторов, 
находящихся в одной электрической секции 150

ч

От рессорного троса до поддерживающих струн фиксаторов, 
находящихся в другой электрической секции (на опорах "В" сопряжений с 
секционированием)

300

От контактных проводов (троса) анкеруемой ветви до основного стержня 
фиксатора рабочей ветви о о •

От контактных проводов (троса) 
анкеруемой ветви до дополнительного 
фиксатора рабочей ветви (в кривых)

сопряжение без 
секционирования 200

сопряжение с 
секционированием 120

От нижнего края Г-образного фиксатора до ближайшего контактного 
провода, находящегося в другой электрической секции (на опорах "В" 
сопряжений с секционированием в кривых)

200

Расстояние мехзду элементами поддерживающих конструкций разных 
путей, находящихся в разных электрических секциях 2000

* -  в связи со стесненными условиями, на переходных опорах «А» сопряжений с 
секционированием, расположенных на внутренней стороне кривой, допускается 60 min.

Таблица 2. Расстояния, определяемые прочностью

Расстояние от..., до... Значение,
мм

От стойки дополнительного фиксатора до узла сгрунового на основном 
стержне обратных фиксаторов 600 max

От держателя фиксатора анкеруемой ветви до сгрунового ушка на 
основном и дополнительном стержне 300 max

От торца основных стержней фиксаторов до элементов арматуры, 
закрепляемых на основном стержне 50 min
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Таблица 3. Расположение несущих тросов подвесок на сопряжениях

Переходная опора

Конструктивная 
высота подвески 
рабочей ветви 
(на опорах «В» - 
ближней к стойке 

ветви), мм

Вертикальное смещение 
несущего троса анк. ветви 

(на опорах «В» - 
дальней от опоры ветви) 

относительно уровня несущего - 
троса рабочей ветви, мм

Переходные 
жесткие 
поперечины на 
сопряжении без 
секционирования

Опора «А» 18оо:;5 +200

Опора «Б» 1800‘ JJJ

На прямой и на внеш
ней стороне кривой 0±100
На внутренней 
стороне кривой +200

Опора «В» 1 8 0 0 !™

На прямой и на внеш
ней стороне кривой 0±100
На внутренней 
стороне кривой +200

Переходные 
жесткие 
поперечины на 
сопряжении с 
секционированием

Опора «А» 1800 ♦500!“

Опора «Б» 2200 -100 ±100

Опора «В» 1800112

На прямой и на внеш
ней стороне кривой +100 ±100

На внутренней 
стороне кривой +500 ±100

Примечание:
На переходных опорах сопряжений всех типов подвески монтируются вертикально 
(горизонтальное смещение несущих тросов выполняется с зигзагом, соответствующим 
зигзагу контактного провода, допуск ±100 мм).

Таблица 4. Подъем контактных проводов (троса) анкеруемой ветви относительно 
уровня контактных проводов рабочей ветви в месте крепления фиксатором ФА, АН*

Условия расположения сопряжения Ah* мм

Сопряжение без 
секционирова

ния

На прямых 300*”

На кривых 350*”

Сопряжение с 
секционирова- 

нием

При тарельчатых врезных изоляторах с одним контактным 
проводом 500*”

При тарельчатых врезных изоляторах с двумя 
контактными проводами 400*”

При полимерных гладкосгержневых врезных изоляторах 
на прямой 300*”

При полимерных гладкосгержневых врезных изоляторах в 
кривых участках пути 350*”
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Установочные размеры фиксаторов
Установочные размеры фиксаторов на консольных стойках:

Условия установки 
фиксатора Hs, мм

Нф, мм 
для прямых 
фиксаторов

Нф, мм 
для обратных 

фиксаторов

Прямая 300 430 450"“

R*2000 300 430 400"”

1 1500 < R <; 2000 250 430 300"” 600 <мо

1 1000 <R 5 1500 200 430 300"“
R S 1000 150 430. 250"“

_____Таблица 5.

Тип стойки 
дополнительного 

фиксатора

нормальной
длины

удлиненная

Установочные размеры фиксаторов в особых случаях:
Таблица 6.

Условия установки фиксатора Не, мм Нф, мм

Пе
ре

хо
дн

ы
е 

же
ст

ки
е 

по
пе

ре
чи

ны
 

на
 с

оп
ря

же
ни

и 
с 

се
кц

ио
ни

ро
ва

ни
ем

Прямая Опора «Б», 
рабочая ветвь

при тарельчатых
врезных
изоляторах

300 430 8004200

Внешняя
сторона
кривой

Опора «Б», 
рабочая ветвь

при полимерных
врезных
изоляторах

100 4“
(вне зависимости 

от радиуса)
150“

Опора «В», 
Г-обраэный фик 
(дальняя от опо

сатор 
эы ветвь)

в зависимости от 
радиуса, 

по табл. 5
150“

Внутренняя
сторона
кривой

Опора «А», 
рабочая ветвь

при полимерных
врезных
изоляторах

100430
(вне зависимости 

от радиуса)
800 4200

при тарельчатых
врезных
изоляторах

в зависимости от 
радиуса, 
по табл. 5

10004200

Опора «Б», 
рабочая ветвь

при тарельчатых
врезных
изоляторах

в зависимости от 
радиуса, 
по табл. 5

800 42“

Опора «Б»,
Г-образный фиксатор 
(ближняя к опоре ветвь)

в зависимости от 
радиуса, 
по табл. 5

800 4200
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Примечания:

1. Фиксаторы анкеруемой ветви устанавливаются таким образом, чтобы шарнирное 
сочленение с наклонным кронштейном консоли располагалось на 250 мм выше 
уровня контактных проводов (троса) анкеруемой ветви.

2. На сопряжениях с секционированием имеются особые случаи установки фиксаторов 
(таблица 6), которые связаны с особенностями «прошивки» фиксаторов рабочей 
ветви контактными проводами анкеруемой ветви или установкой Г-обраэных 
фиксаторов.

3. Соблюдение при монтаже величин Hs и Нф в соответствии с таблицами 5 и 6 
обеспечивает выполнение требований по размеру Б табл. 7, а также загрузку 
опорных струн контактной подвески.

Минимально допустимое расстояние по вертикали, Б, мм, 
от контактного провода до основного стержня фиксатора

Таблица 7.

Условия установки фиксатора
Б,
мм

Прямой фиксатор Обратный фиксатор

Прямые и кривые участки, 
радиусом более 1000 м 400 4,“ 450 41“

Кривые участки, радиусом 1000 м 
и менее 350 4,“ 400 4,“

1 Ь и П н п т М* ЛАИиы П м я ..А Ь КС-160.11.045!
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Переходные опоры Д Б и В сопряжений без секционирования 

и опоры А и Б сопряжений с секционированием
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Переходные опоры В сопряжений с секциониробонием

Опоры А Б и В сопряжений без секциониробания 
и опоры А и Б сопряжений с секционированием Опоры В сопряжений с секционированием

И н т е р в а л  
п е р е м е щ е н и я  

к о н с о л е й , м м

Намсинадьмо допустимое р о с т а м и *  
о т  среднее о н м р о б м  до переюдноб 

опори, п о е м  потороО иочиню тся оодмм 
ко нтактного прободо рабочее подбоем, м

М а к с и м а л ь н о  д о п у с т и м о е  
р а с с т о я н и е  о т  с р е д н е й  

а н к е р о в к и
д о  о н х е р н о й  о п о р и ,  м

И н т е р в а л  
п е р е м е щ е н и я  

к о н с о л е й , м м

Максимально допустимая расстояния 
о т  средняя а т в р о б н я  до перяяодиоО 

опоры, п о е м  яоомроЯ начинается х в р х я  
понпммпнооо прободо рабочее подбоем, и

М а к с и м а л ь н о  д о п у с т и м о е  
р а с с т о я н и е  о т  с р е д н е й  

а н к е р о в к и
д о  а н к е р н о й  о п о р и ,  м

1330 600 700 1145 500 600
*5

2
<1
3

<3

Е
оо

I

н
§

5

П р и м е ч а н и я :

1 .  Гр аф и к и  р е гу л и р о в к и  п о л о ж е н и я  к о н с о л е й  при вед ены  с  у ч е т о м  н а г р е в а  п р о в о д о в  т о к а м и  н агр уз к и  

и  с о м е ч н о в  р а д и а ч и е О  д м  и н т е р в а м  т е м п е р а т у р  1 3 0  X .

2 .  О п р е д е л е н и е  п о л о ж е н и я  к о н с о я е а  ( р а с с т о я н и е  к) пер еход ни к о п о р  п р о и з в о д и т с я  п о  т а б л и и о м , 
п ри вед енны м  в  а л ь б о м е  К С - 1 6 0 .4 .0  ( с м . л . 1 1 9 )  о т н о с и т е л ь н о  п о л ож ени я 
п р и  с р е д н е О  т е м п е р а т у р е  ( 4 1 5  X ) .

3 .  Т е м п е р а т у р а , п о  к о т о р о й  о п р е д е л я е т с я  п о л о ж е н и е  ко нсо л е й  п р и  м о н т а ж е  и  р е гу л и р о в к е , п р и н и м а е т с я  
р а в н о й  с ум м е  т е м п е р а т у р ы  воздуха в  т е н и  и  т е м п е р а т у р ы  н а г р е в а  п р о в о д о в  с о л н е ч н о й  р а д и ач и е й  ( 1 4  X ) .

4 .  Д о п у с т и м ы е  о т к л о н е н и я  п р и  р е гу л и р о в к е  по л о ж е н и я  ко н со л е й  н а  переход ны х о п а р а х  4 3 0  м м .

5 .  П о л о ж е н и е  ф и к с а т о р о в  д о л ж н о  с о о т в е т с т в о в а т ь  пол ож ени ю  к о н с о л е й .

Б .  Р а с с т о я н и е  меж ду б л и ж а й ш и м и  э л е м е н т а м и  д и к с о т о р о в , к о н с о л е й  и  под весны х и з о л я т о р о в  с о п р я гаю щ и хся  п о д в е с о к  
п р и  м и н и м а л ь н о й  т е м п е р а т у р е  д ол ж но б ы т ь  н е  м е н е е :

-  1 0 0  м м  н а  п е р еход ны х о п о р о к  А ,  Б  и  В  сопряж ений бе з  се к ц и о н и р о в а н и я
и  о п о р а х  А  и  Б  с о п р я ж е н и й  с  с е к ц и о н и р о в а н и е м ;

-  2 0 0  м м  н а  п е р еход ны х о п о р о к  В  со п р я ж е н и й  с  с е к ц и о н и р о в а н и е м . .

7 .  В е л и ч и н а  н о м и н а л ь н о г о  з и гз а г а  к о н т а ю п н о г о  п р о в о д а  р а б о ч е й  п о д в е с к и  н а  п е р е хо д н ы х ко нсо л ьн ы х с т о й к а х  

п р и н я т а  2 0 0  мм п р и  с р е д н е й  т е м п е р а т у р е  ( 4 1 5  X ) .
8 .  М а к с и м а л ь н о е  д о п у с т и м о е  р а с с т о я н и е  о т  ср е д н е й  а н к е р о в к и  д о  п е р е хо д н о й  к о н с о л ь н о й  с т о й к и  о п р е д е л я е т с я  

из у с л о в и я  о г р а н и ч е н и я  величины  з и г з а г а  ( 4 5 0  м м ) р а б о ч и х  к о н т а к т н т  п р о в о д о в .
9 .  Р е гу л и р о в к а  п о л ож ени я к о н с о л е й  н а  п р о м е х д т о ч н и х  консол ьны х с т о й к а х  п р о и з в о д и т с я  

п о  гр а д и н а м  и  т а б л и ц а м , пр и в е д е н н ы м  в  а л ь б о м е  К С - 1 6 0 . 4 . 0  ( с м . я . 1 1 7 - , 1 1 9 ) .

1 0 .  М а к си м а л ь н о  д о п у с т и м о е  р а с с т о я н и е  о т  ср е д н е О  а н к е р о в к и  д о  а н к е р н о й  j о п о р и  о п р е д е л е н о  к а к  сум м а  р а с с т о я н и й  

о т  с р е д н е й  а н к е р о в к и  д о  п е р в о й  п е р е х о д н о й  о п о р и  ( п р и  3 - х  п р о л е т н ы х  с о п р я ж е н и я х ) и л и  д о  о п о р ы  В  ( п р и  4 - х  
п р о л е т н о м  с о п р я ж е н и и » ) , длины п е р е х о д н о г о  п р о л е т а  и  п р о л е т а  с  а н к е р у е м о А  п о д в е с к о й . Уср е д н е н н ы е  длины 
п е р е х о д н о го  п р о л е т а  и  п р о л е т а  с  ан к е р у е м о й  по д в е ск о й  п р и н я т ы  п о  5 0 м .

КС-160.11.046Пэм Л ист N" аокум. Поапись П о та
Разроб. Бяляяв н а  ^

Графики регулировки положения 
консолей на переходных 

жестких поперечимох
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Маркиробка (см. п.5) _500,_
Ж (Лист 58)

А (Лист 59)

В (Лист 59)

н'р

Г (Лист 60) 

Д (Лист 60)

* a z j

Расшифробко обозначений типов консольных стоек

Элемент
обозначения

Значение Расшифровка

1 элемент буквы яО С -  стойко  консольная

2 элемент буква "ф" -  фиксатор крепится но стойке

3 элем ент
о т с у т с т в у е т -  консольная сто йка  для промежуточных жестких поперечин

буква "ГГ -  консольноя стоОко для переходных ж е сткш  поперечин

ти р е

4 элем ент цифра о т  1 до 4 -  номер типораэмеро по длине вертикальное балки и подкоса

Поэ. Наименование Обозначение Кол. Примечание

1 Балка вертикальная VKC 02771 1 См Лист 58

2 Подкос УКС 02772 1 См Лист 58

3 Ромо верхняя УКС 02998 1 См Лист 58

4 Ромо нижняя УКС 02999 1 СМ Лист 59

5 Узел крепления консоли УКС 03076 2 См Лист 60

6 Кмл крепления фиксатора УКС 03077 1 См Лит 60

7 Узел крепления подкоса УКС 01535 1 СМ Лист 60

l i

Т а б л и ц а  т и п о р о э м е р о &  к о н с о л ь н ы х  с т о е к  

д л я  п р о м е ж у т о ч н ы х  ж е с т к и х  п о п е р е ч и н

Тип
стоОки Обозначение

База
риееля Н,мм Нг\мм М ,м м Ь2,мм ИЗ, мм М осса  кя

СКФ-1 УКС 0 2770 -10

700 х 450

3000 2250 300...700 1900 2425...2В75 105

СКФ -2 - 2 0 3275 2250 300...700 1900 2425...3100 106

С КФ -3 - 3 0 3250 2500 3S0...950 2150 2675...3125 110

СКФ -4 - 4 0 3525 2500 350...950 2150 2675. ..3350 М 3

П р и м е ч а н и я

1 .  В е р х н е е  р а м а  ( п с а  3 )  к р е п и т с я  к  р и г е л ю  ч е т ы р ь м я  б о л т - с к о б о м ц  н и ж н я я  р а м а  ( п о а  6 )  к р е п и т с я  к  р и г е л ю  
ш е с т ь ю  б о л т - с к о б а м и
Б о л т - с к о б ы  з а к а з ы в а ю т с я  о т д е л ь н о  б  с о о т б е т с т б и и  с  т а б л и ц е й  п р и м е н е н и я  б о л т - с к о б  б  э а б и с и м о с т и  о т  
т и п о б  б л о к о б  р и г е л е й  ( с м . Л и с т  5 8 ) .

2 .  М о м е н т  э о т я ж к и  р е э ь б о б ш  д е т а л е й  б к л ю ч а я  б о л т - с к о б ы  -  8 0  Н м
3 . З о н ы  п е р е м е щ е н и й  с т о О к и  п р и  у с т о н о б к е  н а  ж е с т к о й  п о п е р е ч и н е  н е  о г р а н и ч и б о ю т с я
4 .  П р и  с б о р к е  р е э ь б о б и е  п о в е р х н о с т и  к р е п е ж н ш  д е т а л е й  п о к р ы т ь  с л о е м  с м а з к и  А М С - 3  п о  Г О С Т  7 2 1 2 - 7 5 .
5 .  Н а  б е р м н е О  р о м е  н а н е с е н а  м а р к и р о б к а  с  у к а з а н и е м  о б о з н а ч е н и я  ч е р т е ж а  с т о й к и  г о д а  б ы п у с к д  м а р к и  

э а б о д о -  и э г о т о б и т е л я
6 .  К о л и ч е с т б о  о т б е р с т и О  д л я  к р е п л е н и я  т я г и  к  б е р т и к о л ь н о й  б а л к е  :  7  у  С К Ф - 1  и  С К Ф - 2 ;  9  у  С К Ф - 3  и  С К Ф - 4 .
7 .  У с т о н о б к а  к о н с о л ь н ы х  с т о е к  д л я  п р о м е ж у т о ч н ы е  ж е с т к ш  п о п е р е ч и н  н о  р и г е л и  н е с у щ е й  с п о с о б н о с т ь ю  

м е н е е  и 0  к Н м  н е  д о п у с к о е т с я  ~

— — --- ---

№ к Л и с т И *  о о к у м

Р а з р а б  

П р о б  

Г я к о н о т р  

К  к о н т р  

У т б

П и к а л е в о  К С
- ....................  t
Б у т а  л о в  Q l c :

М о р м и ш е в  C E L * V fc ''

Дмпо

А

К С -1 6 0 .1 1 .0 4 7
СтоОки консольные 
для промежуточных 
ж естких поперечин 

Обозначения 
консольных с то е к

Л и т Л и с тт г 1 Л и с

УКС
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Рама Верхняя (УКС 02998)

0
г 465 п

Уголок 45x45x5
1 \
Уголок 63 х 63x5

А  -

\

1
J___ 1 fa__________

1
___1Г

1
1-----1
1 У V

---- 1
j

П о э . О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е К о л . М а с с а ,  к г

1 У К С  0 0 8 9 3 Р о н а 1 7 , 4 6

2
Ш п и л ь к а  И 1 6 - 0 д х 1 0 О . 6 0 . О 1 1 0  

г о с т  г г о 4 2 - 7 б 1 0 , 2 7

3
Г а й к а  М 1 6 - 7 Н . 6 . 0 1 1 8  

Г О С Т  5 9 1 5 - 7 0 4 0 , 0 3 В

4
Ш о и в а  A 1 6 . C t 3 . 0 1 1 8  

Г О С Т  1 1 3 7 1 - 7 8 г 0 , 0 1 1

М а с с а  :  7 , 9  к г

Балка Вертикальная (УКС 02771)

О б о з н а ч е н и е Н  БОЛКИ, 
м н

O / t f Б,ММ В,ММ П N П N Р М а с с а ,
КГ

С о р т а н е н т
ТРУБ

U K C  0 2 7 7 | - 0 1 а 3 7 6 8
1 6 3 1 7 6 3 2 3 1 3

8 6 0 0 4 6 0 0
4 0 А А Л

- о г 3 9 9 3 И 8 2 5 4 6 4 6 ,4 1
1 0 0 x 1 0 0 x 4

- о г о 4 0 1 8
2 1 3 2 0 1 3 2 5 6 3

8 6 0 0
8 8 0 0

4 4 4 7 , 0 2

н»э 4 2 4 3 1 1 8 2 5 5 0 4 9 ,3 3

М

100±1

Подкос (УКС 02772)

О б о з н а ч е н и е L n , M M М а с с а , к г С о р т а м е н т  т р у б

У К С  0 2 7 7 2 - 0 1 2 2 1 9 1 9 , 6 3 6 0  х  6

- 0 2 2 4 5 9 2 1 , 5 3

Ln 023

Ж (Лист 57)

Балка Вертикальная
Таблица применения б о л т —  скоб.

Рама Верхняя,

Марка
Размер уголкоб Черт, болт-скобы

ригеля Блок Ниэ/Верх Ниэ/Верх Кол.

Ригель 700x^50

РЦ160*22.5 БК 1
63x63x5 УКС 00В85-02 6

70x70x5 УКС 00665-03

РЦ13 0 -2 2 .5 БК 2
45x45x5 УКС 00885 6

63x63x5 УКС 00885-02

- - ------------ -

Н м Лист N* доадн Подпись Лото К С -160 .11 .047
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Рама нижняя (УКС 02999)

Н

О
8
6

%
2с

А (Лист 57)
Рама нижняя

В (Лист 57)

§
8

8
I

•<
§
2с

П о з . О в о э н а м е н и е Н а и м е н о в а н и е К о л . М а с с а , к г

1 УКС 02777 Рамо 1 12,36

г КС 301.201.152-02 Ось, 022 мм, L=50 мм 1 0,149

3
Шпилька M16-0gxie0.68.0118 

ГОСТ 22042-76 1 0,27

4
Гайко M16-7H.6.0UB 

ГОСТ 5915-70 4 0,038

5
Ш о п б о  Л16.Ст3.0118 

ГОСТ 11371-78 2 0,011

6
Ш о и б о  А22.СтЭ.011в 

ГОСТ 11371-78 1 0,018

5
Шплинт 5x32.3 

. ГОСТ 397-79 1 0,005

Масса: 13,0 кг

Рама нижняя

— -

И ж Л и с т N *  о о к у м П о д п и с ь Л о т а
К С -1 6 0 .1 1 .0 4 7

Ли!

Ъ



И
н

&
 

W
* 

п
о

р
а

 
П

од
п

и
сь

 
и 

qo
m

q 
I 

(Ь
о

н
 

и
н&

 
N

* 
И

н
й

 
N

* 
д

уб
д

 
I 

П
од

пи
сь

 и
 д

о
та

 
О

гр
д

&
 У

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

П
ео

й
. 

п
ои

н
60

Б (Лист 57)

Узел крепления консоли (УКС 03076)
Д (Лист 57)

Узел крепления фиксатора 
(УКС 03077)

Поэ. Овоэномение Наименование Кол. Массо, кг

1 UKC 030/9 Основание 1 1,09

2 икс 02711 Петля 1 0,56

Э КС 301201.152-09 Ось (018 нм, L-80 мм) 1 0,184

4 КС 301201.152-02 Ось (022 мм, L=50 мм) 1 0,149

5
Болт М16-вдк14056Д11в 

ГОСТ 7798-70 г 0,26

6
Гайка M16-7H.8.0I18 

ГОСТ 5915-70 4 0,038

7
Ыаяво А16.Ст3.0118 

ГОСТ 11371-78 г 0,011

0
Шалва А18.СтЭ.0119 

ГОСТ 11371-78 1 0,015

9
Шайба A22.CnO.011B 

ГОСТ 11371-78 1 0,018

10
Шплинт 5x32.3

ГОСТ 397-79 1 0,005

и
Шплинт 5 x 3 6 .3

ГОСТ 397-79 1 0,006

М а с с а : 2 ,9 4  к г

Поз. Овоэномение Наименование Кол. Массо, кг

1 UKC 03078 Основание 1 2,61

г икс 02092 Петля 1 1,г

3 UKC 01800-11 Валик (022 мм, L*60 мм) 1 0,252

4 КС 301.311.004-02 Палец (Н20, (.=100 мм) 1 0,56

5
Болт Н16-8дх140560П8 

ГОСТ 7798-70 г 0,26

6
Гайка М16-7Н.8.0118 

ГОСТ 5915-70 4 0,039

7
Гайка М20-7Н.8.0И8 

ГОСТ 5915-70 1 0,071

8
Ыапва А1б.СтЭ.0118 

ГОСТ 11371-78 г 0,011

9
Шапка А22.Ст3.0118 

ГОСТ 11371-78 1 0,018

10
Шплинт 5x32.3

ГОСТ 397-79 , 0,005

И
Шплинт 5x36.3

ГОСТ 397-79 1 0,006
М асса: 4,68 кг

Г (Лист 57)
Узел крепления подкоса (УКС 01535) Поэ. Овоэномение Наиме нование Кол. Масса, кг

, UKC 015Э4 Unop 1 г,1

г UKC 01536 иголок 1 0,82

3 КС 301201.152-02 Ось (022 мм, 1=50 мм) 1 0,149

4
Шпилька Н16-8дх10О60.ОП0 

ГОСТ 22042-76 г 0,27

5
Гояна М16-7Н0.О118 

ГОСТ 5915-70 в 0,038

6
Шолво А16.Ст3.0119 

ГОСТ 11371-78 4 0,011

7
Шопе»о А22.Ст3.011В 

ГОСТ 11371-78 1 0,018

8
Шплинт 5x32.3

ГОСТ 397-79 г 0,005

Масса: 3,64 кг

— — ... . _ .

Им Лист 1Г доен Подпись Дата
К С -1 6 0 .1 1 .0 4 7

Ли

4



П о з . Н а и м е н о в а н и е О б о з н а ч е н и е К о л . П р и м е ч а н и е

1 В о л к а  В е р т и к а л ь н а я У К С  0 2 7 7 1 2 С м  Л и с т  6 2

2 П о д к о с V K C  0 2 7 7 2 2 С м  Л и с т  6 2

3 Р о м о  В е р » < я я У К С  0 3 0 0 0 1 С м  Л и с т  6 2

4 Р а м а  н и ж н я я У К С  0 3 0 0 1 1 С М  Л и с т , 6 3

5 У з е л  к р е п л е н и я  к о н с о л и У К С  0 3 0 7 6 4 С М  Л и с т  6 4

6 У з е л  к р е п л е н и я  ф и к с а т о р а У К С  0 3 0 7 7 2 С М  Л и с т  6 4

7 Б а л к а  п о д к о с а У К С  0 3 0 0 2 1 С м  Л и с т  6 4

Таблица ти п о р а з м е р о в  консольны х с т о е к  
аля переходных ж е с т к и х  п оп еречин

Т и п
с т о О К и О б о з н а ч е н и е

Б е з о
р и е е л я Н ,  м м Н г \ м м М , м м Ь 2 , м м h 3 ,  м м М о с с ц  к в

С К Ф П - 1 У К С  0 2 7 9 0 - 1 0

7 0 0  х  4 5 0

3 0 0 0 2 2 5 0 3 0 0 . . . 7 0 0 1 9 0 0 2 4 2 5 . . . 2 8 7 5 2 0 8

С К Ф П - 2 - 2 0 3 2 7 5 2 2 5 0 3 0 0 . . . 7 0 0 1 9 0 0 2 4 2 5 . . . 3 1 0 0 2 1 4

С К Ф Г Т - З - 3 0 3 2 5 0 2 5 0 0 3 5 0 . . . 9 5 0 2 1 5 0 2 6 7 5 . . . 3 1 2 5 2 1 В

С К Ф П - 4 - 4 0 3 5 2 5 2 5 0 0 3 5 0 . . . 9 5 0 2 1 5 0 2 6 7 5 . . . 3 3 5 0 2 2 4

П р и м е ч а н и я

1 .  В е р х н я я  р а м а  ( n o i  3 )  и  н и ж н я я  р а м а  ( п о л 4 )  к р е п я т с я  к  р и г е л ю  В о с е м ь ю  б о л т - с к о б а м и  к а ж д а я
Б о ш - с к о б и  э а к о э и б а ю т с я  о т д е л ь н о  В  с о о т в е т с т в и и  с  т а б л и ц е й  п р и м е н е н и я  б о л т - с к о б  В  з а в и с и м о с т и  о т  
т и п о В  б л о к о в  р и г е я е О  ( с м  Л и с т  6 2 ) .

2 .  М о м е н т  э о т я ж х и  р е э ь б о В ь м  д е т а л е й  В к л ю ч а я  б о л т - с к о б и  -  6 0  Н н
3 .  З о н и  п е р е м е щ е н и й  с т о О к и  п р и  у с т а н о в к е  н а  ж е с т к о О  п о п е р е ч и н е  н е  о г р а н и ч и в а ю т с я
4 .  П р и  с б о р к е  р е э ь б о б и е  п о в е р х н о с т и  к р е п е ж н ю  д е т а л е й  п о к р и т ь  с л о е м  с м а з к и  А М С - 3  п о  Г О С Т  7 2 1 2 - 7 5 .
5 . Н а  В е р м е О  р а м е  н а н е с е н а  м а р к и р о В к а  с  у к а з а н и е м  о б о з н а ч е н и я  ч е р т е ж а  с т о й к ц  г о д а  В ы п у с к а  м а р к и  

э а В о д о -  и з г о т о в и т е л я
6 . К о л и ч е с т в о  о т В е р с т и О  д л я  к р е п л е н и я  т я г и  к  В е р т и к а л ь н о й  б о л к е  :  7  у  С К Ф —1 и  С К Ф —2 ;  9  у  С К Ф - 3  и  С К Ф - 4 .
7 .  У с т а н о в к а  ко н со л ьн ы х с т о е к  д л я  п е р е хо д н ы х ж е с т к и х  п о п е р е ч и н  н а  р и г е л и  н е с у щ е й  с п о с о б н о с т ь ю  

м е н е е  1 8 0  к Н м  н е  д о п у с к о в т с я

— — — - К С -160 .11 .048
И з к Л и с т N '  о о к у м П о д п и с ь Л о т а

Р а э р о б  
П р о б  

Г л к о н с т р  

К  к о н т р  

У т б

М и ю л е В а  К С t/ .
** —^

ж Т -

С т о й к и  к о н с о л ь н ы е
---------------д л я  п е р е х о д н ы х

ж е с т к и х  п о п е р е ч и н

Л и т Л и с т Л и с т

Б у т а л о В  C A < j  

М о р м и ш е В  С В

I I 1 4

У К С
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Рама Верхняя (УКС 03000) 

ю о о

Балка Вертикальная (УКС 02771)

&

м

500

о
г

465

Уголок 45x45x5

Обозначение Н валки, 
мм

Н П О Д К ,  

Н М

0 Д 1 М Б | Н М B / t i п И п N Р Мосса,
к г

Сортомент
Т Р У Б

икс 02771-06 3768 2 2 1 3
1 6 3 1 7 6 3 2 3 1 3

8 6 0 0
6 6 0 0

4 2 4 4 , 0 7

1 0 0 x 1 0 0 x 4
-07 3993 2 2 1 3 11 8 2 5 4 8 4 6 ,3 8

- 0 8 4 0 1 8 2 4 6 3
2 1 3 2 0 1 3 2 5 6 3

8 6 0 0 8 8 0 0
4 6 4 6 ,9 9

-09 4 2 4 3 2 4 6 3 И 8 2 5 5 2 4 9 , 3

И

100±1
Уголок 63 х 63 х 5

U

Г

1090

П о з . О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е К о л . М а с с а ,  к г

I и к с  о о в в в Р о м о 1 1 6 , 4 4

г
Ш п и л ь к а  М 1 6 - В д м 1 8 0 . 6 в . 0 1 1 в

г о с т  г г о 4 г - 7 б г 0 , 8 7

3
Г а н к а  М 1 6 - 7 Н . 6 . 0 1 1 8  

Г О С Т  5 9 1 5 - 7 0 в 0 , 0 3 в

4
Ш а л в а  А 1 6 . С т Э . 0 1 1 в  

Г О С Т  1 1 3 7 1 - 7 8 4 0 , 0 1 1

Масса: 17,33 кг

О
О
о

и
1 --

-н
—  1 — о

•
___L =

о

см

О
О

Подкос (УКС 02772)

Обозначение L n , M M Масса,кг Сортамент т р у б

U K C  0 2 7 7 2 - 0 1 2 2 6 8 1 9 ,2 4 6 0  х  6

- 0 2 2 5 0 8 2 1 , 1 6

Ш т и ф т  в х 65 08XI8H10T, 

Оконцеботель подкосо (КС301.102.301)

t
Ж (Лист 61)

Волка Вертикальная Таблица применения болт— скоб.

“7

 ̂ h

_________Z__

Марка
ригеля Блок

Размер уголкоВ 
Ниэ/Верх

Черн, боля-скобы 

Ниэ/Ворх Кол.

Ригель 700x1,50

РЦ100-22.5 БК 1 63x63x5 УКС 00605-02 6
70x70x5 УКС 00665-03 6

Рама Верхняя
— — —

И м Л и с т И *  ж ж м П о я л и с ь Л а м
К С -1 6 0 .1 1 .0 4 8

Л и

2

б
о

л
т
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Рама нижняя (УКС 03001)
465

L
18

500

1000

П

см
М“ юсм

«X

£ 5

765

633

3
4
5

1090

Уголок 63 х 63 х 5

Уголок 45x45x5

П о з . Обозначение Наименование Кол. Масса, кг

1 У К С  0 0 8 8 9 Рона 1 2 1 , 3 4

г кс эо1.гом5г-ог О с ь ,  0 2 Р  м и ,  1 _ = 5 0  м м г 0 Д 4 9

3
Ш п и л ь к а  H 1 6 - 0 q x I O O .6 8 .O 1 1 8

г о с т  г г о 4 г - 7 б г 0 , 2 7

4
Г а й к а  М 1 6 - 7 Н . 6 . 0 1 1 8  

Г О С Т  5 9 1 5 - 7 0 8 0 , 0 3 8

5
Ш а п к а  A 1 6 . C t 3 . 0 1 1 8  

Г О С Т  1 1 3 7 1 - 7 8 4 0 , 0 1 1

6
Ш а п в а  A P 2 . C t 3 . 0 1 1 8  

Г О С Т  1 1 3 7 1 - 7 8 г 0 , 0 1 8

5
Шп л и н т  5 x 3 2 . 3  

Г О С Т  3 9 7 - 7 9 е 0 , 0 0 5

Масса: 22,9кг

О
1Л
Г -

ю
м*
т

U

jJ

1 1

ю
т

Подкос

см
см
•©l

А (Лист 61)
Рама нижняя

з ц

г а

В (Лист 61)
Рама нижняя

/

т >

Балка бертикальная

Г (Лист 61)
К

Балка

\ L J
г

Ь _ ,

)
1-----------

Балка бертикальная

— — —

Иэм Лист N* оокун Подпись Дота
К С -1 6 0 .1 1 . 0 4 8  £
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Б (Лист 61)

Узел крепления консоли (УКС 03076)

О
О
04

Ш

Балка бертикальная

I

о
со
04

-

>А
6 
8

LO
C D СП

ж

125

022

3
9
11

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса, кг

1 UKC 03078 Основание I 1,87

2 УКС 02092 Петля 1 1,2

3 UKC 01800-11 Валик <022 мм, L=60 мм) 1 0,252

4 КС 301.311.004-02 Палец (М20, L=100 мм) 1 0,56

5
Болт М16-8дх140.56.0118 

ГОСТ 7790-70 2 0,26

6
Гайка М16-7Н.8.0118 

ГОСТ 5915-70 4 0,038

7
Гайка M20-7H.8.011B 

ГОСТ 5915-70 1 0,071

9
Шапво А16.СтЭ.011В 

ГОСТ 11371-70 2 0,011

9
Ыопбо A22.Ct 3.0118 

ГОСТ 11371-78 1 0,018

10
Шплинт 5x32.3 

ГОСТ 397-79 1 0,005

И
Шплинт 5x36.3

ГОСТ 397-79 1 0,006

М а с с а :  4 , 6 8  к г

Д (Лист 61)
Узел крепления фиксатора 

(УКС 03077)

т  ' -  2

64

о
ю

ш

о
OJ

Балка бертикальная

>А
6

1------ 1 -

7

Ю
CD

36

С О

Ж
Е С Т '

95

022

4
9
11

Балка подкоса (УКС 03002)

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса, кг

1 UKC 03079 Основание 1 1,31

г UKC 02711 Петля 1 0,56

3 КС 301201.152-09 Ось (#18 мм, L=80 нм) 1 0,184

4 КС 301.201.152-02 Ось <022 мм, 1_=50 мм) Г 0,149

5
Болт M16-8gxl40.56.0118 

ГОСТ 7798-70 2 0,26

6
Гайка М16-7Н.0.О118 

ГОСТ 5915-70 4 0,038

7
Шалва А16.Ст3.011В 

ГОСТ 11371-78 2 0,011

8
Шалва A18.Ct 3.0118 

ГОСТ 11371-78 1 0,015

9
ШаОба A22.CnC.011B 

ГОСТ 11371-78 1 0,018

10
Шплинт 5 x 3 2 .3

ГОСТ 397-79 1 0,005

И
Шплинт 5 x 3 6 .3

ГОСТ 397-79 1 0,006

Масса: 2,94 кг

Поэ. Обозначение Наименование Кол. Массо, кг

1 икс 01545 Балка 1 7,03

г кс зо12оы5г-ог Ось <022 ми, 1_=50 ми) 2 0,149

э
Шпилька М16-8дх1Вабв.011в 

ГОСТ 22042-76 2 0,27

4
Гопка И16-7Н.В.0118 

ГОСТ 5915-70 8 0,030

5
Шолва А16£т3.0116 

ГОСТ 11371-70 4 0,011

6
ШоОбо A22.Cm3.011B 

ГОСТ 11371-70 2 0,010

7
Шплинт 5x32.3 

ГОСТ 397-79 2 0,005

М а с с а : 8 ,2 6 к г

Л и с т N *  < ю ю к П о д п и с ь Д 0 1 ™
К С -1 6 0 .1 1 .0 4 8

Лиа



Ии
& 

N*
 п

од
л 

| 
По

дп
ис

ь 
и 

да
ли

 
I 

Ь
он

 «
А

 f
f 

I 
Ин

& 
К

 д
уб

л. 
I 

По
дп

ис
ь 

и 
до

лм

Примечания
1. Размеры по джинам mpytx
2. Изолятор и седло б комплект поставки не входят.
3. Перед сборкой резьбовые поверхности смазать смазкой ЛМС-3 по ГОСТ 7212-75.
4. Массы консолей даны в таблице типоразмеров на листе 66.
5. Выбор варианта подвески несущего троса производится при проектировании
6. Втулка для маркировки консоли выполняется из алюминиевой трубы На втулке 
ударным способом наносится тип консоли еод выпуска и проиэводственнная марка 
завода- изготовителя.

Седло 008-1

Г (Лист 67)

Вариант подбески несущего троо  
Изолятор ПСФ 7 0 -3 /0 ,5 -0 1

А (Лист 66)

Поа. Наименование Овоэначение Кол. Примечание

1 К р о н ш т е й н У К С  0 1 6 5 3 1 С м  л и с т  6 8

2 Т я е а  у н и ф и ц и р о в а н н а я У К С  0 1 6 5 1 1 С м  л и с т  6 8

3 Б у г е л ь  к о р о т к и й У К С  0 1 6 1 4 1 С м  л и с т  6 6

4 У з е л  с т ы к о в о й  с о в м е щ е н н ы й У К С  0 1 8 5 8 1

5 В т у л к а  д л я  м а р к и р о в к и У К С  0 1 9 1 9 1

Им Лисп Х о т * . Подписл Дата
В аяв tocmota ЛИ

*»
4 * ____ КяхвкАЕй
Главк Битков С Я С
Нюнпчх
Ш Потммев СВ > 1/г'( V

КС-160.11.049
К о н с о л и  д л я  ж е с т к и х  п о п е р е ч и н  

т и п  Н Ж - 3 . 0 .  

О б о з н а ч е н и е  к о н с о л е й

Лит Лист

_ ц _ 1
Лисп

ук с
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Т а б л и ц а  т ш ю р а ш с р о о  к о н с о л е й

Типоразмеры консолей Основные размеры

№
п/п

Сечонио
кронштейна

с коротким бугелем Длина
кронштейна

Длина внутренней 
трубы тяги

Тип Обозначение Масса,
кг Lk Lm

1 НЖ-1-3.0 УКС 02822-10 35.61 2500 1200
2 труба 60x7 НЖ-2-3.0 УКС 02822-20 39,06 2850 1600
3 НЖ-3-3.0 УКС 02822-30 42,51 3200 2000

Примечания:
1. Размеры лапы но длинам груб;
2. Масса консолей прицелена без изоляторов.

Расшифровка обозначении типов консолей

Элемент
обозначения Значение Расшифровка

1 элемент буква «Н» - неизолированные

2 элемент буква «Ж» - - консоль для установки на консольных стойках жестких 
поперечин

тире К—»

3 элемент цифра от 1 до 3 - номер типоразмера 
по габариту

тире

4 элемент цифры 3 Оили 25.0 - напряжение контактной сети (3.0 кВ постоянный ток или 25.0 кВ 
переменный)

Примеры:

Н Ж -1-3-.0- неизолированная , типоразмер I, консоль полосски постоянною тока.

11Ж-3-25.0 -  неизолированная, типоразмер 3, консоль подвески переменного тока.

50 V 50
V

ь
rift)

оот

Г

20
5

\ \  1 
V V
УД 160
\  Л U I

А (Лист 65) О
Валик 22 х 60  (УКС 0 1 800 -011) 

Шайба 22 -011  ГОСТ 11371-79  U24. 
Ш плинт 5 х 5 0 .2  ГОСТ 3 9 7 -7 91 ■ - — —3------------------------------

Валик 16 х 95  (УКС 0 1 8 0 0 -0 8 )
Шайба 16-011 ГОСТ 11371-79 U24. 
Ш плинт 5 х 5 0 .2  ГОСТ 3 9 7 -7 9

Валик 22 х 60 (УКС 0 1 800 -011) 

Шайба 2 2 -0 11  ГОСТ 11371-79  С 
Ш плинт 5 х 5 0 .2  ГОСТ 3 9 7 -7 9

Скоба бугеля (УКС 02268)

Серьга С рО -4,5 (УКС 02067 )

Серьга СрСЧ.5 (УКС 02067)

Им. Л и с т N *  д о к и н . П о д п и с ь Д а т а
К С -1 6 0 .1 1 .0 4 9
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П р и м е ч а н и я

1 .  В т у л к а  б у г е л я  ( У К С  0 1 8 5 6 )  п р и  у с т а н о б к е  д о л ж н а  и м е т ь  с б о б о д н о е  п е р е м е щ е н и е  

п о  к р о н ш т е й н у  к о н с о л и  и  б е з  у с и л и й  с о п р я г а т ь с я  п о  б е е м  о т в е р с т и я м

2 .  В с е  б а л и к и  д о л ж н ы  у с т а н а в л и в а т ь с я  с в о б о д н о ^  б е з  д о п о л н и т е л ь н ы х  у с и л и й  

Ш п л и н т ы  у с т а н а в л и в а ю т с я  т а к и м  о б р а з о в  ч т о б ы  и с к л ю ч и т ь  и х  в ы п а д а н и е  
б  п р о ц е с с е  э к с п л у а т а ц и и

3 .  Д е т а л и  к р е п л е н и я  к о н с о л е й  к  с т о й к а м  в к л ю ч е н ы  б  с о с т а в  у з л о в  к р е п л е н и я  

к о н с о л е й  ( с м  л и с т ы  6 0 ,  6 4 )  и  в  к о м п л е к т  п о с т а в к и  к о н с о л е й  н е  в х о д я т .

КС -160 11 049
Ком. Л и с п N *  в о к  им . П о О п и с ь Д а т а
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м. К рон ш тейн ы

1 1 2 5 ± 2 , 5

- ~Ч - i~  4 ~ f  - f  ~ i~  t ~ f  ~f. •
023

1 2 x 7 5 - 9 0 0

Переменные данные для исполнения кронштейна

О б о зн а ч е н и е
Разм еры

М о сса , к г С о р т а м е н т
ТРУБЫL/MM. Lk ,mm,

УКС 01853 -  03 2460 2500 20.84

*60 >7 

ГОСТ 8732-78
УКС 01853 -  04 2760 2850 22.79

УКС 01853 -  05 3060 3200 24.74

Х О к о н ч е в а т е л ь  ( У К С  0 0 4 7 4 )

Переменное исполнение тяги унифицированной

О б о зн а ч е н и е 1_т,мм М а с са ,к г .

УКС 01851 -  05 1200 10,17

УКС 01651 -  06 1600 Н,67

УКС 01851 -  07 2000 13,17

Т и п
Б л о к а
ТЯГИ

С о р т а м е н т

ТРУБ

бмшниО
*51 > 3,5 

ПОСТ 8732-78

внутренний
*42 х 4

ГОСТ 8732-78

П р и м е ч а н и я

1 .  Р е г у л и р о в к а  т я г  у н и ф и ц и р о в а н н ы х  и  п о д к о с о в  д о л ж н а  п р о и з в о д и т ь с я  с в о б о д н о  
( о т  р у к и ) ;  п е р е м е щ е н и е  т р у б  п р и  р е г у л и р о в к е  д о л ж н о  п р о и з в о д и т ь с я  б е з  з а х у с ь в ш  
В с е  в а л и к и  д о л ж н ы  у с т а н а в л и в а т ь с я  с в о б о д н а  б е з  д о п о л н и т е л ь н ы х  у с и л и й  
Ш п л и н т ы  у с т а н а в л и в а ю т с я  т а к и м  о б р а з о к  ч т о б ы  и с к л ю ч и т ь  и х  в ы п а д а н и е
в  п р о ц е с с е  э к с п л у а т а ц и и

2 .  М а с с ы  к о н с о л е й  в  с б о р е  п р и в е д е н ы  в  т а б л и ц е  т и п о р а з м е р о в  к о н с о л е й  н а  л и с т е
3 .  О к о н ц е в а т е л и  к р о н ш т е й н а  к о н с о л и , п о д к о с а  и  т я г и  и м е ю т  о т в е р с т и я  д л я  

с л и в а  к о н д е н с а т а

Ихм. Лисп N* Неким. Повпись Наша К С -1 60.11.049
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Для (Рвух контактных проЬоЭоЬ

Для одного контактного провода

РасшисрроОка обозначений ти п о в  фиксаторов.
Э л е м е н т

о б о з н а ч е н и я З н а ч е н и е Р а с ш и ф р о Ь к а

1  э л е м е н т б у к Ь а  ' Ф " -  ф и к с а т о р
2  э л е м е н т б у к б а  " Г Г -  п р я м о й

б у к б а  ' 0 ' •  о б р а т н ы й
б у к б а  * А * -  а н к е р у е м о й  Ь е т Ь и  к о н т а к т н о г о  п р о б о д а

3  э л е м е н т б у к б а  ' Ж ' -  к о н т а к т н а я  п о д Ь е с к а  н а  ж е с т к и х  п о п е р е ч и н а х
4  э л е м е н т о т с у т с т б у е т -  т и п о б о й  д о п о л н и т е л ь н ы й  ф и к с о т я р

б у к Ь а  ' Г -  Г - о б р а з н ы й  д о п о л н и т е л ь н ы й  ф и к с а т о р
т и р е "  _ •

5  э л е м е н т и и ф р а  a m i  в о  t -  н о м е р  т и п о р а а н е р а
&  э л е м е н т о т с у т с т б у е т -  с т о й к о  н о р м а л ь н о й  Ь и с о т ы

б у к б а  V -  у д л и н е н н а я  с т о й к а  №  Г - о б р .  ф и к с а т о р а х  п р о м е н , т о л ь к о  у д л и н е н н а я  с т о и к а )
т и р е
7  э л е м е н т ц и ф р а  3 ,0 -  ф и к с а т о р  п о с т о я н н о г о  т о к а
8  э л е м е н т о т с у т с т б у е т -  2  д о п о л н и т е л ь н ы х  ф и к с а т о р а  (д л я  Ф А  -  о д и н  д о п о л н и т е л ь н ы й  ф и к с а т о р )

б у к Ь а  " А " •  1  д о п о л н и т е л ь н ы й  ф и к с а т о р  (д л я  Ф А  -  б е з  д о п о л н и т е л ь н о г о  Ф и к с а т о р а )

П р и м е р ы : Ф П Ж - 2 - 3 , 0  -  ф и к с а т о р  п р я н о й , с о  с т о й к о й  н о р м а л ь н о й  Ь и с о т ы , т и п о р а з м е р  2 ,
п о с т о я н н ы й  т о к ,  2  т и п о Ь ы х  д о п о л н и т е л ь н ы х  ф и к с а т о р а ;

Ф О Ж - 3 у - 3 ,0  А  -  ф и к с а т о р  о б р а т н ы й  с у д л и н е н н о й  с т о й к о й , т и п о р а г м е р  3 , 
п о с т о я н ы й  т о к ,  1 т и п о б о й  д о п о л н и т е л ь н ы й  ф и к с а т о р ;

Ф А Ж - 3 - 3 , 0  -  ф и к с а т о р  а н к е р у е м о й  Ь е т Ь и ,  т и п о р а э м е р  3 ,  п о с т о я н н ы й  т о к ,  с  д о п о л н и т е л ь н ы м  ф и к с а т о р о м ;
Ф А Ж - 3 - 3 , 0  А  -  ф и к с а т о р  а н к е р у е м о й  Ь е т Ь и ,  т и п о р а э м е р  3 ,  п о с т о я н н ы й  т о к ,  d e l  д о п о л н и т е л ь н о ю  ф и к с а т о р а ;

и
П о з . О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о б а н и е П р и м е ч а н и е

1 УКС  0 0 4 9 6 -0 1 Ф и к с а т о р  д о п о л н и те л ь н ы й  109 -2  
с ф иксирую щ им  заж и м о м

с м . л и с т  3 6  

а л ь б о м а  К С - 1 6 0 .4 .1

2 УКС  00513-01 У зе л  с т р у н о В о й  У К С -5 1 3
д л я  ф и к с а т о р а  
с о  с т е р ж н е м  Ф 4 2 м м

3 УКС  0 0 2 2 8 Б и р к а  для  м а р к и р о В к и

4 УКС 01304 О сновной  с т е р ж е н ь  ф и к с а т о р а
*

5
УКС  00207

С т о й к а  д о п о л н и т е л ь н о го  
ф и к с а т о р а

с м . л и с т  3 5  
а л ь б о м а  К С - 1 6 0 .4 .1

УКС  00913 С т о й к а  д о п о л н и т е л ь н о го  
ф и к с а т о р а  (уд л и н ен н ая )

с м . л и с т  3 5  
а л ь б о м а  К С - 1 6 0 .4 .1

Т а б л и ц е  т и п о р а з м е р о б  ф и к с а т о р о в

N
Тип

ф иксатора Обозначение

Сечение
трибы

основного
стерж ня

Масса, кг (бег массы июлятороб)
с одним Ion. 0  икс. с дбимя <on. «икс.

Стойка 
W C 00201

Стойко 
УКС 00913

Стойка 
УКС 00201

Стойка 
ЧКС 0091]

1 ФПЖ-1-3.0 800 УКС 01701 -11
42x4

10.81 12.07 13.52 14.78

2 ФЛЖ-3-3.0 1200 -13 12.31 13.57 15.02 16.26

Примечания:
1 . З н а ч е н и я  H s  и  Н ф ,  6  з а в и с и м о с т и  о т  у с л о Ь и й  п р и м е н е н и я ,  п р и б е д е н ы  н а  л .  S S .

Размер Б прибеден В таблице  (см. ли ст  55).
2. Удлиненные стойки  (см. альбом КС-160.4.1 л и ст  35) применяются:

а) на криЬых радиусом 1500 м и менее;
б) на переходных опорах сопряжений, расположенных на Внутренней 

стороне криВой, Вне зависимости  о т  радиуса.
В) на  Г-образных ф иксаторах на средних опорах ' В '  4 -х  пролетных 

сопряжений с секционированием.
3. Размеры ф иксаторов 1ф даны по длинам труб .
4. На криВых у ч а с т к а х  п ути  следует применять дополнительный ф иксато р  109-3 

с удлиненным держателем  (см. альбом КС-160.4.1 ли ст  36).
5. Поддерживающие струны и их устаноЬка к фиксаторам ФП и Ф0 сн. альбом КС-160.4.1 листы 39.
6. Бирка для маркиробки (см. альбом КС-160.4.1 ли ст  35) ф иксатора  Вы полняется из брон 

На бирке ударным способом наносится ти п  ф иксатора , год  Выпуска и 
производственная марка эаВода -и зготоВителя .

7. В ф иксаторах ти па  ФПЖГ-3,0 и ФОЖГ-3,0 и спользуется  дополнительный Г-обраэный 
ф иксатор  Ф Д Г-3,0 , черт. УКС 02054.

КС-160.11 1 OSD
Изм. Лист N* докум. Подпись Лата

9 1 »

Разраб. Фирстоба Л К ‘ —  _ Лит. Лист 1 Лис
Проб.

БуталаЬ С.Л. С 

Мормшиеб С̂ Д'

X----- 1 /
(Ф и к с а т о р  со ч л ен ен н ы е  прямы е  

-  т и п  Ф П Ж -3 ,0  (Ф П Ж Г-3 ,0 ). 
О б о зн а ч е н и е  ф и к с а т о р о в

“Г Г ~  "1
Гя.констр.
Н.коняр.
Утб.

-Ф\ укс Дё
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Для ЭВух контактных проЬоЭов
ПоддержиВоющие струны

Для одного контактного провода

[2

П о з . О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о Ь а н и е П р и м е ч а н и е

1 УКС 00496-01 Ф и к са то р  дополнительны й  109-2 
с фиксирующим заж имом

с м . л и с т  3 6  
а л ь б о м а  К С - 1 6 0 Л . 1

2 УКС 00513 Узел струнобой  УКС-513
З л я  ф и к с а т о р а  
с о  с т е р ж н е м  Ф Б О м м

3 УКС 00228 Бирка  для м аркиробки

4 УКС 01305 Оснобной с тер ж ен ь  ф и к са то р а '

5
УКС 00207

С то й к а  д оп олн ител ьно го  
ф и к са то р а

с м . л и с т  3 5  

а л ь б о м а  К С - 1 6 0 . 4 . 1

УКС 00913 С то й к а  д оп олн ител ьно го  
ф и к са то р а  (удлиненная)

с м . л и с т  3 5  
а л ь б о м а  К С - 1 6 0 Л . 1

Т абли иа  ти п о ра зм еро б  ф и кса то р об

Сечение
трибы

основного
стержня

Масса, кг |6м массы имлятороЫ

N
Тип

I f Обоэначение
с одним on. «икс. с йбимя доп. ♦

фиксатора ] Стойка 
УКС 00201

Стойка 
УКС 00913

Стоика 
УКС 00201

Сям
УКС

1 ФОЖ-1-З.О 2800 УКС 01702- 11
50x5

21.21 22.47 23.92 25.

2 ФОЖ -З-З.О 3200 -13 23.41 24.67 26.12 27.

См. п ри м еч ани я  н а  л. 69.

— ■ — ■ - - — КС-160.11.1.051
И з н . Л и с т N *  в о п и м . П о д а и с р Д а т а

Р а з р а б .
П р о б .

Г л .к о н с т р .

Н ж о н т р .

Утб.

Ф и р с т о б а  Л Я .  < 

Б у т а  л о б  С Л  (  

М о р м и и к б  С В с

/И
C f F p *

Т

Фиксаторы сочлененные обратные 

тип  ФПЖ-3,0 (ФПЖГ-3,0)

Л и т .  Л и с т  | Л и и

I T . . .  I 1
укс
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П о з . О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е П р и м е ч а н и е

1 У К С  0 0 5 4 2 Д е р ж а т е л ь  ф и к с а т о р а  
а н к е р у е м о й  в е т в и  У К С - 1 1 5 - 1

с м . л и с т  3 4  
а л ь б о м а  К С - 1 6 0 .4 .1

2 К С  3 0 1 . 4 0 1 . 4 1 0 З а ж и м  ф и к с и р у ю щ и й  У К С - 0 4 9

3 У К С  0 0 2 2 8 Б и р к а  д л я  м а р к и р о в к и

4 У К С  0 1 8 7 8 О с н о в н о й  с т е р ж е н ь  ф и к с а т о р а  Ф 6 0  м м

5 У К С  0 0 5 7 2 У ш к о  с т р у н о в о е  У К С - 5 1 0 с м . л и с т  3 4  
а л ь б о м а  К С - 1 6 0 .4 .1

6 У К С  0 0 3 7 8 У ш к о  ш а р н и р н о е  У К С - 5 0 7

7 У К С  0 1 6 9 6 Ф и к с а т о р  д о п о л н и т е л ь н ы й

а н к е р у е м о й  в е т в и  Ф  4 2  м м

Т а б л и ц а  т и п о р а з м е р о в  ф и к с а т о р о в

N
Т и п

ф и к с а т о р а
1 ф О б о з н а ч е н и е

С е ч е н и е
т р у б ы

о с н о в н о г о
с т е р ж н я

Н а с с о , >з
(б е з  массы  и з о л я т о р о в )

С
д о п . ♦ и к с . д о п . ф икс.

1 Ф А Ж - 1 - 3 . 0 1 4 0 0 У К С  0 1 6 9 5  - 1 1 2 3 . 7 9 1 8 . 5 9

2 Ф А Ж - 2 - 3 . 0 1 6 0 0 - 1 2 2 5 . 6 7 2 0 . 4 7

3 Ф А Ж - 3 - 3 , 0 1 8 0 0 - 1 3 6 0 x 7 2 7 . 5 5 2 2 . 3 5

4 & > * 1 •Г
* 1 1*
1

о 2 0 0 0 - 1 4 2 9 . 4 3 2 4 . 2 3

5 Ф А Ж - 6 - 3 . 0 2 4 0 0 - 1 6 3 3 . 1 9 2 7 . 9 9

Примечания:

1. Поддерживающие струни и их установки к фиксаторам ФА и ФТ см. альбом КС-160.4.1 листы 40,4

2. Основной стерж ень ф и кса то ра  УКС 01878 д о п у ск а е тся  и з г о т а в л и в а т ь  из тр уб ы  Ф57х6

П о з . О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е П р и м е ч а н и е

1 К С  3 0 1 . 2 0 1 . 4 1 0 З а ж и м  ф и к с и р у ю щ и й  У К С - 0 4 9

2 У К С  0 0 5 4 2 Д е р ж а т е л ь  ф и к с а т о р а

с м . л и с т  3 4  
а л ь б о м а  К С - 1 6 0 .4 .1

а н к е р у е м о й  в е т в и

3 У К С  0 0 5 7 2 - 0 2 У ш к о  с т р у н о в о е  У К С  - 5 1 0

4 У К С  0 0 7 8 9 С т е р ж е н ь  ф и к с а т о р а  Ф  4 2  м м

— — — --------------

Изн. Лист ИЧокум. Повпись Дота
Розроб.
Проб.
Г о л о н с т^
Илоною.
Уяв.

Фирстоба ЛЯ. < 

Бцталов С.П.(2 

Мормшиеб С ф Ш ’

;2
К С -160.11.1 .052

Ф и к с а т о р  к о н т а к т н ы х  п р о в о д о в  
_  . а н к е р у е м о й  в е т в и  

т и п  Ф А Ж - 3 , 0

Л и т .

УКС
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П о з Н а и м е н о в а н и е О б о зн а ч е н и е К о л П р и м е ч а н и е

1 Подбое на римле УКС 02812-01 2 для риееля 450х

2 Изолятор подвесное П О Р -70 -3 /0 .5 -0 6  УХШ 2

з

Седло одинарное 
под пестик 009-1 УКС 00627 1 .

для одноео УП 
с  олюминиебим 
Оклодишен

Седло двоОиое 
под пестик 011-1

УКС 00831 1
для двух УП 
с  алюминиевым 
вкладышем

4 Сноба с  серьеоО УКС 02809 1

Примечание.
Обласяь применения подвеса см. на лиспе 30.

Подбес на ризеле (УКС 02812— 01)

М

Скоба с серьгой (УКС 02809)

Ушко (УКС 02811) ,

Боли Н 2 0 - б д Л З а 4 6 .0 9 И  Г О С Т  7 7 9 В - 7 0

Ушко (УКС 02811")
>п*
м R30

|
Т- (О

f
с о

2 2

П о а Н а и м е н о в а н и е О б о з н а ч е н и е К о л П р и м е ч а н и е

1 Болт крюковой 107 КБ 18/120 2

2 Балка УКС 02813 1 для риееля 450х

3 Скоба УКС 02842 1

5
ГаОка М 16-6Н .5 .0918  
ГОСТ 5 9 1 5 -7 0

4

в
ШаОбо M6.Cm 3.0118 
ГОСТ 113 71 -7 8 4

Примечание.
Сборные нбы выполнить полуавтоматической сборкой б среде 
углекислого газа сборочной проболокой марки С6-08Г2С 
по ГОСТ 2246-70; конеярукяибные элеменяы ябоб 
б сооябеясябии с ГОСТ 14771-76.

ИэмЛист N* аокун Dome
Раораб
Проб Кгаряиюб ЕВ Si., у.
Гднонстр Внпалоб (Й
Тесаиа

>

К С -160.11.054
Под бес усиливающих проводов 

но двух изоляторах 

(Тип I )

Лит Лист
| |

УКС Да
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По». МоМОЧСНМ НоиитоИоиио Коя. Прииочаиие

1 УКС 02843 Г-образная надстабка 1
2 Болт-скоба 4 см. табл, л.75

3 Болт-скоба 4 см. табл, л.75

/. ПСФ 70-3/0,5-05 УХЛ1 Изолятор подвесной 1
УКС 00627 Седло одинарное 

под пестик 009-1
1 для одного УП 

с а/номиниебым 
Ькладышемь

УКС 00631 Седло дбойное 
под пестик 011-1

1 для дбих УП 
с алюниниебим 
Ькладышем

А 50

СЬарка (См. прим.!

1.Область применения Г-обраэной надставки см. на листе 30.
2. Сборные шбы выполнить полуабтоматической сборкой б среде 
углекислого газа сборочной проволокой марки С6-08Г2С
по ГОСТ 22А6-70; конструктивные элементы швов 
б соответствии с ГОСТ 14771-76.
3. Допускается применвнв изолятороа ПСФ 70-3/0,5-01 УХЛ1 с сед 
одинарным под серьгу 000-1 по чертежу УКС 00625 (для одного У 
или двойным под серьгу 010-1 по чертежу УКС 00629 (для двух У1

КС-160.11.055 'Ион. Лисп N* дакин. Подписи Папа
Радов. Фирсоюба ЛИ

Подбес усилибающих прободоб 

на Г-обраэной н ад стабке  

(T u n lif)

Лип. 1 Лист 1 Ли
Проб. КудряиюЬ ЕЛ.. 1 1 1 V

БчяалоО ЕЛ® / УКС J g ,Нжомщ. 7----

Утв. Норммоеб СЯ ( Р Ф *
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Уголок крепительный (УКС 01692)

Т а б л и ц а  п р и м е н е н и я  б о л т - с к о б

М а р к а Б л о к Ч е р я . С о л я - с к о б ы Ч е р я .  С о л я - с к о б ы
р и г е л я п о з . 2 п о з .З

Р Ц - 1 0 0 - 2 2 , 5 Б К  1 У К С  0 0 0 6 5 - 0 2 У К С  0 0 0 0 5 - 0 1

Р Ц - 1 3 0 - 2 2 , 5 Б К  2 У К С  0 0 0 6 5 - 0 1 У К С  0 0 0 0 5

Р Ц - 1 0 0 - 2 2 , 5 Б К  3 У К С  0 0 0 0 5 У К С  0 0 0 0 5

Скоба (УКС 028М )

5 0  Ф 1 6

Л ж . Л и с т N *  Й о к и м . П о д п и с ь П о т а
КС-160.11.055
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По». Обоэначение Наименобание Кол.

1 6 4 5 8 - 0 7 . 1 . 0 . 0 . 0 В е т б ь  о г о л о б к а 2

2 6 4 5 8 - 0 7 . 2 . 0 . 0 . 0 Ш Ь е л л е р  ( с  п р у т к о м  з а з е м л е н и я ) 1

3 6 4 5 8 - 0 7 . 0 . 0 . 0 . 1 Ш Ь е л л е р 1

4 6 4 5 8 - 0 7 . 0 . 0 . 0 . 3 Б о л т - с к о б а 4

5 Б о л т  М 1 6 х 6 0  Г О С Т  7 8 0 5 - 7 0 8

6 Б о л т  М 2 0 х 1 4 0  Г О С Т  7 8 0 5 - 7 0 4

7 Г а й к а  М 1 6  Г О С Т  5 9 1 5 - 7 0 32

8 Г а й к а  М 2 0  Г О С Т  5 9 1 5 - 7 0 8

9 Ш а й б а  1 6  Г О С Т  1 0 9 0 6 - 7 8 16

1 0 Ш а й б а  2 0  Г О С Т  1 1 3 7 1 - 7 8 4

1 1 К С . 3 0 4 . 3 0 1 . 0 0 5 И з о л и р у ю щ а я  п р о к л а д к а 4

N Марка оголобка 1 Икон Обоэначение Масса, к

1 О Г - 1  | 1 4 9 6 4 5 8 - 0 7 . 0 . 0 . 0 . 0 9 2 . 3 4

П р и м е ч а н и е .

О г о л о Ь о к  и э г о т а б л и б а е т с я  п о  ч е р т е ж а м  п р о е к т а  О б ъ е к т  6 4 5 8 - И .

И т Л и с т К Ч о к и н . П об пи сь Д а т а

Р а э р а б Ф и р с я о б а  Л А
П р о б . К ц б р г а о б  Е Л .  . »•

Г л ж о н с и р . Б ц т а л о б  C J L - — '

М к о н т р .

У п б . M o p r a m e t  С б Т * )

К С -160.11 .056
С о е д и н е н и е  р и г е л я  

с о  с т о й к а м и  
н а  о г о л о б к а х

Лит. Лист I Лиспи
I I | 1

укс



7 7

П о з . О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о б а н и е К о л .

1 К С . 3 0 4 . 3 0 1 . 1 0 0 В е т б ь  о п о р н о г о  с т о л и к а 2

2 К С . 3 0 4 . 3 0 1 . 2 0 0 Ш б е л л е р  о п о р н ы й  ( Ш Ь е л л е р  1 2 ;  L - 6 2 2 ) 2

3 К С . 3 0 4 . 3 0 1 . 0 0 1 Б а л к а  ( У г о л о к  9 0 x 9 0 x 7 ;  L - 9 0 0 ) 1

4 К С . 3 0 4 . 3 0 1 . 0 0 1 - 0 1 Б а л к а  ( У г о л о к  9 0 x 9 0 x 7 ;  L - 9 0 0 ) 1

5 К С . 3 0 4 . 3 0 1 . 0 0 2 П о д к о с  ( У г о л о к  6 3 x 6 3 x 5 ;  L - 1 1 2 0 ) 2

7 К С . 3 0 4 . 3 0 1 . 0 0 3 Б о л т - с к о б а V

8 К С . 3 0 4 . 3 0 1 . 0 0 4 Ш п и л ь к а  М 2 0 ;  L - 1 7 0 4

9 К С . 3 0 4 . 3 0 1 . 0 0 5 И з о л и р у ю щ а я  п р о к л а д к а 4

1 0 Б о л т  M 2 0 - 6 g x 6 0 . 5 8 . 0 9 1 8  Г О С Т  7 7 9 8 - 7 0 2

1 1 Б о л т  M 1 6 - 6 g x 5 5 . 5 8 . 0 9 1 5  Г О С Т  7 7 9 8 - 7 0 8

1 2 Г а й к а  М 2 0 - 6 Н . 5 . 0 9 1 8  Г О С Т  5 9 1 5 - 7 0 2 0

1 3 Г а й к а  М 1 6 - 6 Н . 5 . 0 9 1 5  Г О С Т  5 9 1 5 - 7 0 3 2

1 4 Ш а й б а  2 0 . 0 4 . 0 9 1 8  Г О С Т  1 1 3 7 1 - 8 8 1 0

1 5 Ш а й б а  1 6 . 0 4 . 0 9 1 8  Г О С Т  1 1 3 7 1 - 8 8 1 6

N Т и п  о п о р н о г о  
с т о л и к а

Т и п
•п о р и

И з о н О б о з н а ч е н и е Н а с с о , кз

1 О Г З - 1 Р а з д е л ь н а я  С С А - 1 2 0 1 6 5 К С . 3 0 4 . 3 0 1 . 0 0 0 9 2 . 3 4

2 0 Г З - 2 Р а з д е л ь н а я  С С - 1 3 , 6 1 7 5 - 0 1 9 3 . 0 6

П р и м е ч а н и я :

1 . Т а б л и ц а  п р и м е н е н и я  о п о р н ы х  с т о л и к о б  д а н а  д л я  б а р и а н т о б  у с т а н о б к и  р и г е л я  
б  с о о т б е т с т б и и  с  л и с т а м и  9 , 1 0 .

2 .  Н е т о ч н о с т ь  у с т а н о б к и  о п о р н о г о  с т о л и к а  б  п л а н е  ( р а э б о р о т )  п о  о т н о ш е н и е  к  р и г е л ю  
н е  д о л ж н о  п р е б ы ш а т ь  5 * .  Ш п и л ь к и  х о м у т о б  и  б о л т ы  д о л ж н ы  б ы т ь  т щ а т е л ь н о  з а т я н у т ы  
д о  у с т а н о б к и  р и г е л я .  М о м е н т  з а т я ж к и  д л я  М 2 0  - 1 4 0  Н м ,  д л я  М 1 6  -  8 0  Н м .

КС-160.11.057
И ж . Лися Г д о п м Побписъ Я а я а
Р а ю а б . Фирсноба Л Х

С о е д и н е н и е  р и г е л я  

с о  с т о й к а м и  I 

н а  о п о р н ы х  с т о л и к а х
I

Л и я . Лися Лисяоб
Проб. “ГГ 1
Гм о н с я р . Б ч м м б  С Л  ^ уксНлоня р.
У я б . М о р н ы я е б С Х
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На Ьнитреннеи стороне криЬой l l !

УКС 01892
I
I

Шпилька (черт. УКС 01886)

2,5хА5® 1,бхА5“ i
Е

G 1 -6 H  ГО СТ  6 35 7 -61 70 6 0
215

Материал:
С т а л ь  3 5  Г О С Т  1 0 5 0 - 8 8

По». Обмначение НаииеиоЬание Кол.

1 У К С  0 1 8 8 6 Ш п и л ь к а 1

2 0 8 2 П л а н к а  с о е д и н и т е л ь н а я 1

3 У К С  0 1 0 4 7 У з е л  к р е п л е н и я  о с н о б н о г о  ф и к с а т о р а 1

4 К о н т р г а й к а  2 5  ( Б Г )  Г О С Т  8 9 6 1 - 7 8 1

5 Г а й к а  М 1 6 - 6 Н . 8 . 0 9 1 8  Г О С Т  5 9 1 5 - 7 0 2

6 Ш а й б а  1 6 . 0 4 . 0 9 1 8  Г О С Т  1 1 3 7 1 - 7 8 1

П р и м е ч а н и я :

1 .  Ф и к с а т о р  У К С  0 1 8 9 2  у с т а н а б л и б а е т с я  п р и  п о д ж а т и и  п о д б е с н о г о  и з о л я т о р а  к 
к р о н ш т е й н у  к о н с о л и  е с л и  н е  о б е с п е ч и б а ю т с я  м и н и м а л ь н о
д о п у с т и м ы е  р а с с т о я н и я :
а )  о т  с е д л а  и л и  о к о н ц е б а т е л я  и з о л я т о р а ,  н а х о д я щ и х с я  п о д  н а п р я ж е н и е м , 

д о  к р о н ш т е й н а  к о н с о л и  -  1 5 0  м м ;
б )  о т  р е б р а  и з о л я т о р а  д о  б у г е л я  -  1 0 0  м м .

2 .  Ф и к с а т о р  п о б Ь е с н о г о  и з о л я т о р а  У К С  0 1 8 9 2  п р и м е н я е т с я :

-  Н а  б н у т р е н н е й  с т о р о н е  к р и б о й ,  р а д и у с о м  8 0 0  м  и  м е н е е  б о  б с е х  с л у ч а я х ;
-  Н а  к о н с о л я х  с р е д н е й  а н к е р о б к и  и  к о н с о л я х  а н к е р у е м ы х  б е т б е й  б  з а б и с и м о с т и  

о т  г а б а р и т а  а н к е р н о й  о п о р ы , д л и н ы  с м е ж н ы х  п р о л е т о б  и  р а д и у с а  к р и б о й  б  
с о о т б е т с т б и и  с  т а б л и ц е й  1

3 .  М о м е н т ы  з а т я ж к и  г а е к  п о з . 4  -  1 0  к г с  ( 1 0 0  Н м ) ,  а  г а е к  п о з . 5  -  6  к г с  ( 6 0  Н м ) .
4 .  Н а л и ч и е  ф и к с а т о р а  п о д б е с н о г о  и з о л я т о р а  н е с у щ е г о  т р о с а  

о б о з н а ч а е т с я  н а  п л а н а х  к о н т а к т н о й  с е т и  р я д о м  с  т и п о м  к о н с о л и ,  
н а п р и м е р :  ' Н Ж - Ь ф и к с .  Н Т * .

Таблица

Условия применения

Габарит анкерной опоры, м
4,9 и менее Более 4.9

Длина смежных пролетов, м Длина смежных пролетов, м
L<45 Ьг45 L<60 1>60

Внутренняя сторона 
кривой

RS800

Примем.

Примен.

Примен
Примем

800<R£2000
R>2000

Не примен.
Прямая -

Внешняя сторона 
кривой

R>2000
Не примен.800<Rs2000

R<800
Не примен

Им Лися И* flown. Повпись Даяа
Pupal. ФирсяобаЛЛ. (
Проб. КцвряпбЕЛ. . :v
Г/иаисяр. БцяамбЦР- t~
Нмияр. ( J jjl.
Чяб. ПориикбСВ. M L

КС-160.11.058

Ф и к с а т о р ы  п о д б е с н о г о  и з о л я т о р а

Лия.
I

н е с у щ е г о  т р о с а УКС
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На внешней стороне кривой

УКС 01893
Па*. Обозначение Наименобание

Кол. на 
исполнение

- 02

1 К а н а т  из нерж. стали

К5,9 ГОСТ 2172-80 1 1

2 УКС 01710 Коуш стальной  для прободоб сеч. 25 -35  мм2 г 2

3 073 Зажим плошечный 2

3 Зажим 7 для стальны х к ан а то б

ТУ 24.09.749-92 4

4 УКС 01847 Узел крепления оснобного ф иксатора . 1 1

УКС 01895-02

А Вариант исполнения

П р и м е ч а н и я :

1 . Ф и к с а т о р  п о д б е с н о г о  и з о л я т о р а  У К С  0 1 8 9 3  п р и м е н я е т с я  н а  к о н с о л я х  

п р о м е ж у т о ч н ы х  о п о р  и  к о н с о л я х  р а б о ч и х  б е т б е й  п е р е х о д н ы х

о п о р  с о п р я ж е н и й ,  р а с п о л о ж е н н ы х  н а  б н е ш н е й  с т о р о н е  

к р и б о й  р а д и у с о м  6 0 0  м  и  м е н е е .

2 .  М о м е н т ы  з а т я ж к и  г а е к  э а ж и м о б  п о з .З  -  2 0  Н м .

КС-160.11.058
H i m . Л и с п N *  в о п и м . П о д п и с ь Л а т а
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С х е м а  п р и л о ж е н и я  н а г р у з о к Тип

С о р т а м е н т

консольных
с т о е к П о д к о с а В е р т . б а л к и

Допустимое сочетание 
нагрузок, доН

Ra Ркг Pt

П р о м е ж у т о ч н ы е  

к о н с о л ь н ы е  с т о й к и  

б с е х  т и п о р а з м е р о б
1060 1240 *400

гтТруба т р у б а  к б а д р а т  

круг 60И5 100)000x4

П е р е х о д н ы е  

к о н с о л ь н ы е  с т о й к и  

В с е х  т и п о р а з м е р о в 1060 1320 500

Примечания:
1. В таблице приведены сочетания расчетных нагрузок при которых обеспечивается Выполнение 

требо&аний по прочности, устойчивости и десрорматиВности В с о о тв е тс тв и и  с СТН ЦЭ 141-99.
2. Нагрузки приведены для наи>удшего (с  точки зрения работы по прочности)

положения регулировочных элементов.
— ----------------- — КС-160.11.059
Пэм Лист N" аокум. Поапись Qamc
Раэраб.
Проб
Глконстр
Техдир
У т В

ЧередмкоВД» 
КудряиюВ E j

Допустимые расчетные нагрузки 
на консольные стойки

Л и т Л и ст  I Лисп-

_ м _ 1 1 1
УКС /@ s

КуаряшоВ й Е
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Расчетная схема консоли рабочей В е тви с обратным фиксатором  и консоли онкеруемой ВетВи

Примечания:

1.

2.

В таблице приведены сочетания расчетных нагрузок, при которых обеспечивается Выполнение 
требований по прочности, устой ч и во сти  и деформатиВности В с о о т в е т с т в и и  с СТН ЦЭ 141-дд  
Нагрузки приведены для наихудшего (с  точки  зрения работы по прочности)
положения регулиробочных элементов.

Иэм Л ист N ' чокум. Подпись

S r

РоэроЬ
ПроО

Глконстр
Техдир
У т Ь

ЧерсднумЛ Лк 

Кудрмиоб ЕВ

Kyqpmuot B E

Qarna К С -1 6 0 .1 1 .0 6 0

Д о п у с т и м ы е  р о с ч е т н и е  н а г р у з к и  

н а  к о н с о л и

Л и т Л и ст

I | 1

УКС
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Примечания:
1 .

2.

Д.

См. примечания на л. 81.
Для прямых и обратных фиксаторов допустимые нагрузки даны 
при удлиненной стойке дополнительного фиксатора (наихудший случай). 
В таблице приведены суммарные значения нагрузок для дВух контактных 
прободоВ.

— ------- ...

N* аокун Подпись Ц ата
Разрой.
Проб.
Г «. констр
lexgup
УтЬ.

Передников ДИ 
Кудряшов ЕВ

KvQPfluioftjft

f

КС-160.11.061
Д о п у с т и м ы е  р а с ч е т н ы е  н а г р у з к и  

н а  ф и к с а т о р ы

Лит. Л и ст Лиа

II 1 1

УКС [
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Условия применения

Варианты схем установки ригеля (см. л. 9,10) при увеличенных габаритах опор

Промежуточные жесткие поперечины, переходные жесткие поперечины на 
сопряжения без секционирования

Переходные жесткие поперечины « 
на сопряжении с секционированием

Схема 1 Схема 2 Схема 3 Схема 4 Схема 5 Схема 6 Схема 7

Но=6500 Но=6250 Но-6500

Нуоф=250, 
ригель на 
оголовках, 
Нр=9600

Нуоф=0, 
ригель на 
оголовках, 
Нр=9850

Нуоф=250, 
ригель на 
оголовках, 
Нр=9600

Нуоф=500, 
ригель на 
столиках, 
Нр=9600

Нуоф=500,250 
ригель на 
столиках, 
Нр=9650

Нуоф=0, 
ригель нд, 
оголовках, 
Нр=9850

Нуоф=250, 
ригель на 
оголовках, 
Нр=9600

Но-Нр=3100 Но-Нр=ЗЭ50 Но-Нр-3350

Прямая,
внутренняя сторона кривой,
внешняя сторона кривой радиусом более 1500 м

СКФ-1
(СКФП-1)

СКФ-3
(СКФП-3)

(СКФП-3)

Внешняя сторона кривой радиусом 1500 м и менее СКФ-2
(СКФП-2)

СКФ-4
(СКФП-4)

(СКФП-4)

Примечания:
1. Номера вариантов схем установки ригеля соответствуют принятым на л. 9,10.
2. В скобках даны типоразмеры консольных стоек для переходных жестких поперечин на сопряжениях.
3. Обозначения консольных стоек см. на л. 57.

П э м Л и с т Н *  а о ю м П о а п и с ь О а т о

Р о з

П р е

р а б t a p M i o f t  E . f t

б

Г ж к о н с т р

К  К о н т р

ж . т ~У т б ^ П И М о И

КС-160.11.062

Таблица применения
Лит
П

консольных стоек УКС
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Условия применения Прямая

Внешняя сторона кривой

2500<R£5000 1200<R<2500 800<R£1200 500<№Л00 2500<fc5000

Внутренняя сторона кривой

1200<R̂ 2500 80(XRS1200 500<R̂ 800

Консольная стойка на промежуточной жесткой поперечине

Консольная стойка на средней анкеровке

$

3 §
I 8

8 I

1 5

Опора с пересечением рабочей подвески 
анкеруемой Опора "А*

Опора без пересечения рабочей подвески 
анкеруемой Опора "Б"

Средняя опора на 4-х пролетном сопряжении Опора "В"

Опора с пересечением рабочей подвески 
анкеруемой Опора 'А*

Опора без пересечения рабочей подвески 
анкеруемой Опора "Б*

Средняя опора на 4-х пролетном сопряжении Опора "В"

Рабочей

Анкеруемой

Рабочей

Анкеруемой

Ближней к стойке

Дальней от стойки

Рабочей

Анкеруемой

нжи
НЖ-2

НЖ-1

НЖ-2

НЖИ

НЖ-2

НЖ-1

Рабочей НЖ-2

НЖ-1

нж-з
НЖ-1

Анкеруемой

Ближней к стойке
НЖ-1

Дальней от стойки НЖ-З

НЖ-2

НЖ-1

НЖ-2

НЖ-2

НЖ-2

Примечания:
1. Расшифровку обозначений консолей см. на л. 66.
2. Таблицы применения разработаны для расчетных условий III ветрового и IV гололедного районов (максимальная скорость ветра 26.5 м/с, нормативная толщина стенки гололеда до 20 мм 
включительно при повторяемости климатических нагрузок 1 раз в 10 лет), сечения компенсированной контактной подвески М-120 + 2МФ-100 (2НЛФ-100) при натяжениях несущего троса до 16 кН 
контактных проводов 2x12 кН, максимальном натяжении троса средней анкеровки несущего троса 10 кН. Угол а между анкеруемой ветвью и направлением контактного провода в переходном 
пролете сопряжений не должен превышать 6* (отклонение провода 1 м на длине Юм).
Длины пролетов не должны превышать максимально допустимые, в соответствии с ПУТЭКС.

КС-160.11.063
Таблица применения Лит Лист Лист

J I 1 1
консолей

на консольных стойках УКС к &
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Условия применения Прямая

Консольная стойка на промежуточной жесткой поперечине, на средней анкеровке

8 о
5  |

млат от стойки ФОЖ-3

Опора с пересечением рабочей подвески 
анкеруемой Опора *А"

Опора без пересечения рабочей подвески 
анкеруемой Опора Ъ"

Средняя опора на 4-х пролетном сопряжении Опора "В"

Опора с пересечением рабочей подвески 
анкеруемой Опора’А’

Опора без пересечения рабочей подвески 
анкеруемой Опора V

Средняя опора на 4-х пролетном сопряжении Опора *8’

Рабочей

Анкеруемой

Рабочей

Анкеруемой

ближней к стойке

Дальней 6т стойм

Рабочей

Анкеруемой

Рабочей

Анкеруемой

Ближней к стойке

Дальней от стоим

гзат к стоике ФПЖ-1

ФПЖ-1

ФАЖ -4

Ф ОЖ -3

Ф АЖ -3

ФПЖ-1

ФПЖ -3

ФПЖ-1

Ф АЖ -6

Ф ОЖ -3

ФАЖ-1

ФПЖ-1

Ф ПЖ Г-3

Внешняя 
сторона кривой

R>1500

ФПЖ-1

№1500

Ф П Ж -1у

Ф АЖ -4

ФПЖ -1 Ф ПЖ -1 у

Ф АЖ -3

ФПЖ -1

Ф ПЖ -3

Ф ПЖ -1 у

Ф П Ж -Зу

ФПЖ -1 Ф П Ж -1у

Ф АЖ -6

ФПЖ -1 Ф ПЖ -1 у

Ф АЖ -1

ФПЖ -1 Ф ПЖ -1 у

Ф П Ж Г-3

Внутренняя 
сторона кривой

R> 1500

Ф О Ж -3

R£1500

Ф О Ж -Зу

Ф АЖ -4

Ф О Ж -3  Ф О Ж -Зу

Ф А Ж -3

Ф О Ж -3 Ф О Ж -Зу

Ф АЖ -6

Ф О Ж -3  Ф О Ж -Зу

Ф АЖ -1

Ф ОЖ Г-1

Ф О Ж -3  Ф О Ж -З у

Примечания:

1. Расшифровку обозначений фиксаторов см. на л. 69.
2. На прямых участках пути типы фиксаторов даны при нормальных зигзагах.

—

К С -1 6 0 .1 1 .0 6 4
ПэмПост N* аокун 1оаписъ Дота
Разрой Ш тш Л  E .R . 4Я~ ►

Таблица применения
Лит Лист Лист

Проб I I 1 \
Гл монстр фиксаторов
К Контр на консольных стойках УКС i
Утй Формному

г л



Ин
& 

N*
 n

og
* 

| 
По

дп
ис

ь 
и 

qo
m

o 
1 

Вэ
ок

 и
н&

 N
* |

 
Ин

й. 
N*

 д
уб

* 
I 

По
дп

ис
ь 

и 
до

лю

Н у м е р о ц и я  о т б е р с т и О  к р о н ш т е О н о  и т я г и

' I

1 2  3  4  5  6  7  8  9  1 0  1 1  1 ?  1 Л
§Н ~*|— - о — е в— о— о— в

2 б а л и к а /

В а л и к

О б о з н а ч е н и е  б  т о б л и ц а х

Н о м е р  о т б е р с т и я  
к р о н ш т е й н а  \

В е р х н я я  с т р о к а  -  
у с т а н о б к а  б а л и к а  б  к р о н ш т е й н е  

Н и ж н я я  с т р о к а  -  
у с т а н о б к а  б а л и к о б  б  т я г е

Н о м е р  о т б е р с т и я  
б т у л к и  б у г е л я

Н о м е р а  о т б е р с т и О  
т я г и

И з м Л и с т N ’  а о к у ч 1о а п и с ь Ц а т а
Р а з р о й Чередмикоб Д Ц
П р о б Куя ряию б Е В .
Г л к о н с т р
Н  К о н т р

уУ т б К т а р я ш о б  B E ^ S L

К С -160.11.065
Н у м е р а ц и я  р е г у л и р о б о ч н и х  

о т б е р с т и О  б  к р о н ш т е й н а х  
и  т я г а х  к о н с о л е й

Л и т Л и с т
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Л и с п
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Условия применения
■

Прямая
Внешняя сторона кривой Внутренняя сторона кривой

2500<Rs5000 1200<R<2500 800<RS1200 500<R<400 2500<R<5000 1200<R$2500 800<R*1200 500<Rs800

Консольная стойка на промежуточной жесткой поперечине 1(3) 1(3) 2(2) 3(1) 3(3) 3(3) 3(3) 3(1) am
8-9 8-9 7-8 5-6 4-5 4-5 4*5 67 . s i

Консольная стойка на средней анкеровке и а ш 3(21 3(21 т ш 3(21 3(21 т
54 54 £4 54 53 53 5 3 54

i
Рабочей 1(3) 1(3) 2(2) 3(1) 3(3) 3(3) 3(3) 3(1) ш

з 5 Опора с пересечением рабочей Опора "А" 8-9 6-9 7-8 5-6 4-5 4-5 4-5 6-7 м
| 1 подвески анкеруемой

Анкеруемой ш ш КЗ) ш ш 1(31 КЗ) 1(31 1(31
м н . и 7-8 ы ы ы гз и .

1 1 § Рабочей 1(3) 1(3) 2(2) 3(1) 3(3) 3(3) 3(3) . 3(1) т
§ щ Опора без пересечения рабочей Опора *Б“ — .... «-9 8-9 7-8 5-6 4-5 4-5 4-5 6*7 44

м
подвески анкеруемой 8 Анкеруемой ш т 212) 2(31 т ш Ш 2(31 2(31

3 1 5 н 67 61 67 41 н |7 Ы 67

i f Ближней к стойке 1(3) 1(3) 2(2) 3(1) 3(3) ! 2(2) 2(2) 1(3) 2(21

1 1
Средняя опора на 4-х пролетном Опора "В" 8-9 8-9 7-8 5-6 4-5 1 ™ 7-8 9-10 74

сопряжении
Дальней от стойки 3(1) 3(3) 3(3) 4(3) 2(2) 3(3) 3(3) 3(1) am

5-6 4-5 4-5 2-3 7-8 4-5 4-5 6-7 54

Рабочей 1(3) 1(3) 2(2) 3(1) 3(3) 3(3) 3(3) 3(1) ш

1 а
Опора с пересечением рабочей Опора "А" 8-9 8-9 7-8 5-6 4-5 4-5 4-5 6-7 53

1 1 подвески анкеруемой
Анкеруемой ш 2(11 2(11 2(1) т 2(11 2(11 2(11 2(11

I  а 46 £4 54 §3 £6 54 54 53 54

в !
X
Р Рабочей 2(3) 2(3) KD 1(2) 2(1) 2(2) 2(1) 1(3) 2(21

1 1 Опора без пересечения рабочей а 2-3 2-3 6-7 5-0 4-5 3*4 4-5 54 44
б 8§ О подвески анкеруемой § Анкеруемой 3(31 3(31 3(31 3(31 3(31 3(31 3(31 Ш т
1 ^ $ 17 17 Ы 17 ы 17 17 н
1 | Ближней к стойке 1(3) 1(3) 2(2) 3(1) 3(3) 4(2) 4(1) 3(3) 41!)
5. о Средняя опора на 4-х пролетном Опппа*Й”

8-9 8-9 7-8 5-6 4-5 2-3 3-4 4-5 23ж О сопряжении
Дальней от стойки 3(2) 3(3) 3(3) 4(3) 3(3) 2(1) 1(3) 1(2) 2(11

4-5 3-4 3-4 1-2 4-5 3-4 4-5 54 44

Примечания:
1. Номера отверстий определены для консолей, выбранных по табл. л. 84.
2. Расшифровку обозначений номеров отверстий см. на л. 86.
3. Подчеркнутые номера отверстий даны для схем установки консолей с использованием фиксатора подвесного изолятора (область применения фиксатора подвесного изолятора см. на л. 78).

И з м Л и с т N *  а о к у м П о д п и с ь Ц а т о
Р о э р а б Ч е р е ш м ю б  Л И

П р о б К у о р я и ю б  Е & . t f i w i *

Г д  м о н с т р

К  К о н т а

У т б

КС-160.11.066
Таблица номероб отверстий для 

установки регулировочных 
элементов консолей

Лит Лист Лист

_ и _ 1 1

УКС / 0
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П р и б я з к а  к о н с о л ь н ы х с т о е к  н а  с х е м а х  у с т а н о в к и  д а н а  о т  р а б о ч е г о  

к о н т а к т н о г о  п р о б о д а  ( н а  с р е д н и х  о п о р а х  " В "  ч е т ы р е т р о л е т н ы х  

с о п р я ж е н и й  -  о т  б л и ж н е го  к о н т а к т н о г о  п р о б о д а ) . П р и  э т о ц  В о  
В с е х  с л у ч а я х  Х = 2 2 0 0 -ж в .

Г а б а р и т  у с т о н о Б к и  с т о й к и  о т н о с и т е л ь н о  о с и  п у т и  о п р е д е л я е т с я  
п о  ф о р м у л а

Г  =  X  ±  b  Т  4  h r ,

г д е  Ь  —  з и г з а г  р а б о ч е г о  к о н т а к т н о г о  п р о в о д а  

з н а к  V  -  з и г з а г  к  с т о й к а  

з н а к  -  з и г з а г  о т  с т о й к а

h r  -  В о з в ы ш е н и е  н а р у ж н о г о  р е л ь с а

з н а к  * - *  -  с т о й к а  н а  В н е ш н е й  с т о р о н е  к р и б о а  

з н а к  V  -  с т о й к а  н а  В н у т р е н н е й  с т о р о н е  к р и б о а

№ м  Л и т N *  д о ж и П о д п и с ь Д о т о
К С -1 6 0 .1 1 .0 6 7

Р а з р о й Ч гр е д н и к о В  Д »

П р о б  K y q p m u o B  Е В

Г л с п е ц

К  к о н т р  

У т й й̂РликВ 0 ^  J>

Привязка консольных стоек 

к оси пути

Л и т Л и с т Л и т

УКС Д § ;
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Оснобные параметры ригелей РЦ—22,5 (проект 6458И) l i
I

?

?

Блок краОниО (левый)
________ _________________ _______

(
Усиленная панель Оснобная панель

"V

Блок крайний ( пробой)
_______.Л._________

Л

Схемы привязки опор Определение расчетных длин ригелей

К ближним путям К одному пути
Н а  п е р е г о н ю  п р и м е н я е т е »  р и е е м  п я т о  Р Ц - 2 2 , 5  ( м о т а и м о я ь м я  р а с ч е т н а я  д л и н а  2 2 ,5 1 5  ^  с  у м е н ь ш е н н ы м  
к о л и ч е с т в о м  о с н о в н ш  п а н е и О  я р а О н ю  б  л о м о в

Д л я  у в е л и ч е н и я  т о ч н о с т и  б и б о р а  р а с ч е т а м и  д л и н р и е е л е О  п р и  п р о е к п и р о в а н и и  

р е к о м е н д у е т с я  с хе м а  п р и в я з к и  о п о р  к  о д н о м у  и э  п у т е в  ( к о к  п р а в и л у  П е р ш е м у ). 

П р и  э т о м  н о  п л а н а х  к о н т а к т н о й  с е т и  в  в р о д е  ‘ г а б а р и т а  о п о р *  у к а з ы в а е т с я  
р а с с т о я н и е  о т  о с и  п у т и  д о  п е р е д н е й  г р а н и  о п о р ы  и  н о м е р  п у т и  п р и в я з к и  

н а п р и м е р  * 1 0 , 5  к  о с и  I  п у т и * .

Т р е б у е м а я  р а с ч е т н а я  д л и н о  о п р е д е л я е т с я  п о  т а б л и ц а м  н а  л  9 0  и  9 1  б  з а в и с и м о с т и  о т  р а с с т о я н и я  м еж д у пе р е д н и м и  

гр а н я м и  о п о р  L o n  ( м  у р о в н е  г о л о б о к  р е л ь с о в ), к о т о р о е  р а в н о  « у м н о  г а б а р и т о в  о п о р  и  в е л и ч и н ы  м е ж д у п у т ь я

L o n  -  Г , +  Г , +  К

Е с л и  о п о р ы  п р и в а т н ы  к  о с и  о д н о г о  п у т ц  L o n  о п р е д е л я е т с я  я о к  с у м м а  р а с с т о й н и О  о т  о с и  э т о ю  п у т и  д о  п е р е д н и х 
г р а н е й  о п о р

L o n  =  А  +  Б

Д а н н ы е  в  с к о б т к  в  т а б л и ц ю  м  л  9 0  и  9 1  о з н а ч а ю т  ч т о  п р и  д а н н о м  L o n  н е  г а р а н т и р у е т с я  п о п о д о н и е  у з л о в  к р е п л о  

о е ал о в м о в  ( и л и  а п о р т ы  с т о л и к о в )  в  зоны  о п и р а и и я  р и г е л я  п р и  н о р м и р о в а н н ы х  д о п у с к и  м  у с т а н о в к у  о п о р  
П о  данны м  в  с к о б к и  в о з м о ж н о  п р и в я з к а  р и е е л е О  т о л ь к о  н а  о с н о в а н и и  д а к я и ч е с к ш  з а м е р о в  р а с с т о я н и я  м еж д у п е р е д н и ) 
г р а н я м и  о п о р  П р и  п р о е к п ц з о в а н ш  с л е д у е т  в ы б и р а т ь  г а б а р и т ы  о п о р  т а к и м  о б р а э о ц  ч т о б ы  L o n  с о о т в е т с т в о в а л о  
ц и д р а м  в  т а б л и ц а х  б е з  с т а в о к

Д о п у с к и  м  у с т а н о в к у  о п о р  п о  г а б а р и т у  п р и н я т ы  в  с о о т в е т с т в и и  с  С Т Н  Ц Э 1 2 —0 0 : 
н е  д опуска е т с я  о т к л о н е н и е  у а ю п и ч е а ю г о  р а с с т о я н и я  м еж д у п е р е д н и м и  г р а н я м и  о п о р  
о т  п р о е к т о н о г о  б о л е е  ч е м  н а  + 3 0 0  м м  Д о п у с к  в  м е н ь и у ю  с т о р о н у  н е  д о п у с я о е т с я

Принятые обозначения

1 р  -  р а с ч е т н а я  длино ри геля  
1 л  -  д л и м  л е в о го  блока м  нижнему п о т у  
L n  -  д л и м  п р а в о го  блока м  нижнему поясу  
Мл -  число основны х панелеО л е в о ю  блока 
N n  -  число о е м в н ы х  панелеО п р а в о го  бл о га

L o n  -  р а с с т о я н и е  меж ду п е р е д н и м и  гр а н я м и  о п о р  
н а  у р о в н е  г о л о в о к  р е л ь с о в  

Г | ,  Б -  г а б а р и т ы  о п о р  
А ,  Б  -  р а с с т о я н и я  о т  п е р е д н и х  е р а н е й  о п о р  

д о  о с и  о д н о г о  и з  п у т е й  м  У Т Р  
И  -  в е л и ч и м  м е ж д у п у т ь я

Пэм П и с т N *  а о к у м Т о а п и с ь Ц а т а
Р а з р о й Формное Е . а .
П р о в )

Г л к ж с т р
Н  К о н т з х

ЖУ т в Формное M r -

КС-160.11.068
Определение расчетных 

длин ригелей

Л и п у
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I
I Таблица выбора расчетных длин ригелей при соединении со стойками на оголовках

Расстояние 
между 

передними 
гранями опор 

Lon, м

Параметры ригеля '

Расчетная 
длина 
ригеля 
Lp, м

Блок крайний левый Блок крайний правый

Число
основных
панелей,

Nn

Длина 
1л, м

Число
основных
панелей,

Nn

Длина 
Ln, м

Ю.З
11,315 6 5,875 6 5,87510.4

10,5
J: Ш М М в  
: v r ю  7 '

’ : 10.8 ! ;*  
10,9

: # ! ! !

12,115

' •"

6

. л \

5,875

щ ш
Ш ш *

7 6,675
11,0
11.1
11.2
11.3

•
; ,(12,1|6) -

M* j■--4- •i‘- Ш т

. Ч«?4

ш ' Ш
. О Д Э Д Д & Ы .

11.7

12,915 7 6,675 7 6,675
11,8
11,9
12,0
12.1

i i lw l f ! . '! ?• л: ; . * Т* •
Ш

1 Щ Щ Ш
| | Ж

12,5

13,715 7 6,675 8 7,475
12,6
12,7
12,8
12,9

, ifite&frii} Ayi t‘.A iafcb'.-a!n*
г в д к ш г я ш

t l i i ' f i ]  5) i
ш ж Ш ' §

Ш Ш
p?»¥ $Л .-Ш*

- ( “̂ .Ц;

И

7,475

13,3

14,515 8 7,475 8
13,4
13,5
13f6
13,7

' i 13.8 л - 1(14.516) ;v Ш №  , !- (/.475) л .а Ь ± Ш Ш ± ; (7,425)4

Расстояние 
между 

передними 
гранями опор 

Lon, м

14.2
14.3

14.9
15,0
15.1
15,2
15.3

15.7
15,8
15,9
16.0

16.9

Параметры ригеля

Расчетная 
длина 
ригеля 
Lp, м

15,315

16,115

16,915

Блок крайний левый

Число
ОСНОВНЫХ

панелей,
Nn

Длина 
Ln, м

7,475

В,275

8,275

9.075

Блок крайний правый

Число
основных
панелей,

Nn

10

Длина 
Ln, м

8,275

8,275

9,075

9,075

_1Zi3
17,4

18,515 10 9.075 11 9,875

— — — — -----

ИзмЛист N* докук loqnucb о£Ж КС-160.11.68
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пин ригелей при соединении со стойками на опорных столиках

>айний правый

5,875

5,875

т ш ь г л ш т ш ю

ш в к
ш н и ш

а^&гаЯжМюв
* Я в Я И И

12,5
12,6
12,7

12,115 6 5,875 7 6,675

щ ш ш щ
ж ш т щ

й Я И ё ш е
Ш К Ш М М »

Ш И
м

ш ш ш

Щ В т
&шЪ*Шзй' №(**\*%ъ

Ш э 1 т # !

■ В
• - Vi»' v w*$i?sS54ES5*
ршиМёМетЬ
к.М т ж Ш т

т

ш ш В б

Ш Ш

13,3
13.4
13.5

12,915 7 6,675 7 6,675

Ш Щ Ц Щ
№ № Щ Ш Щ

^ « 1

i S M M |

ш ш ЗЕшгШлШ

Расстояние 
между 

передними 
гранями опор 

Lon, м

Параметры ригеля |

Расчетная 
длина 
ригеля 
Lp, м

| Блок крайний левый | Блок крайний правый |
Число

О С Н О В Н Ы Х

панелей,
Nn

Длина 
Ln, м

Число
основных
панелей,

Nn

Длина 
Ln, м

Ш Й Ш Й Й j f e i j к я Ш Ш И 8 ш и в Щ |
К

14.1
14,2 13,715 7 6,675 8 7,475
14.3 I

14,9

■в■в1Е
15,0 14,515 8 7,475 8 7,475

•15.1^ щжиВщ1
15,7 ш ш ш ш т \ ™ ™ ™ Н г ™
15,8 15,315 8 7,475 9 8.275

16,5
вВвВ1И

16,6 16,115 9 8,275 9 8,275
________16,7' ^

_____1L3_____
_____11А_____

16,915
■

8,275 10 9,075

— — — — —

ИэмЛист N* докук Подпись а 3 а
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Максимальные расчетные изгибающие моменты, действующие на ригели жестких поперечин, кНм

Расчетные
климатические

условия

Вариант армировки 
жесткой поперечины

При расстоянии между передними гранями опор Lon»16,3 м 
(габариты опор Г*6 м, междупутье М=4,3 м)

При расстоянии между передними гранями опор 1_оп*14,1 м 
(габариты опор r«4,9 м, междупутье М=4,Э м)

На прямой
На кривой, радиусом

На прямой
На кривой, радиусом

2000 м 1200 м 1000 м 800 м 500 м 2000 м 1200 м 1000 м 800 м 500 м

IV гололедного и 
Н( ветрового районов 
(нормативаная толщина 
стенки гололеда до 20 мм 
включительно, 
максимальная скорость 
ветра 26.5 м/с)

Промежуточные опоры 115,6 116,0 116,0 114,5 110,8 101,5 93,6 93,9 93,9 92.7 89,7 * 82,2

Опоры средней анкеровки 122,9 123,6 123,8 122,4 119,2 110,0 99,5 100,1 100,3 99,1 96,5 89,1

Сопряжения без 
секционирования

Опоры "А" и "Б" 175,8 178,4 181,0 178,7 174,1 162,8 142,3 144,5 146.6 144,7 141,0 131,8

Опоры "В" 157,3 167,9 170,5 168,3 163,6 152,4 127,4 135,9 138,1 136,2 132,5 123,4

Сопряжения с 
секционированием

Опоры "А" и "Б" 174,2 176,8 179,6 177,4 173,1 162,8 141,0 143,2 145,4 143,6 140,2 131,8

Опоры "В" 155,0 166,3 169,1 166,8 162,3 151,9 125,5 134,6 136,9 135,0 131,4 123,0

Ш гололедного и 
III ветрового районов 
(нормативаная толщина 
стенки гололеда до 15 мм 
включительно, 
максимальная скорость 
ветра 26,5 м/с)

Промежуточные опоры 97,6 97,8 97,8 96,6 93,9 164,1 79,0 79,2 79,2 78,2 76,0 132,9
Опоры средней анкеровки 104,0 105,4 105,6 104,5 102,0 86,6 84,9 05,4 85,5 84,6 82.8 70,1

Сопряжения без 
секционирования

Опоры "А" и "Б" 149,4 151,8 154,4 152,7 149,4 95,2 120,9 122,9 125,0 123,8 120,9 77.1
Опоры "В" 135,6 144,7 147,0 145,0 141,1 130,8 109,8 117,2 119,0 117,4 114,2 105,9

Сопряжения с 
секционированием

Опоры "А" и "Б" 148,7 151,2 154,1 152,4 149,3 142,2 120,4 122,4 124,8 123,4 120,9 115,2

Опоры "В" 133,6 143,4 145,8 143,8 139,9 .130,8 108,2 116,1 118,0 118.4 113,3 105,9

II гололедного и 
Н ветрового районов 
(нормативаная толщина 
стенки гололеда до 10 мм 
включительно, 
максимальная скорость 
ветра 23,6 м/с)

Промежуточные опоры 81.8 82,1 82,1 81,0 79,0 73,5 66,3 66,5 66,5 65,6 64,0 59,5
Опоры средней анкеровки 89,1 89,7 89,9 89,0 87,1 82.1 72,2 72,6 72,8 72.0 70.5 66.5

Сопряжения без 
секционирования

Опоры "А" и "Б" 127,3 129,6 132,3 131,0 128,6 123,1 103,1 105,0 107,1 106,1 104,1 99,6
Опоры "В" 116,9 124,8 126,7 125,0 121.6 112,4 94,7 101,0 102.6 101,2 98.5 91,0

Сопряжения с 
секционированием

Опоры "А” и "Б" 127,6 130,0 132,8 131,6 129,4 124,6 103,4 105,2 107,6 106,6 104,8 100,9
Опоры "В" 115,2 123,6 125,7 123,9 120,6 112,9 93,3 100,1 101.8 100,4 97.7 91,4

Примечания:
1. Максимальные расчетные моменты определены для следующих условий:

- схемы армировок жестких поперечин приняты в соответствии с настоящим проектом при соединении ригелей со стойками на оголовках;
• сечения компенсированных контактных подвесок по каждому из путей М-120 + 2МФ100 (2НЯФ-100) ♦ 2А185 при натяжениях несущего троса 18кН, контактных проводов 2x12 кН;
- максимальное натяжение троса средней анкеровки несущего троса 10 кН;
• при расчетах усилий от проводов контактных подвесок, уходящих на анкеровку, угол а  между анкеруемой ветвью и направленим контактного провода в переходном пролете 
принят максимально допустимым 6а;

• длины смежных пролетов приняты максимально допутимыми по условиям ветроустойчивости для указанных расчетных условий;
- собственный вес ригелей и гололедного отложения учтен в соответствии с проектом 6̂ <58И для типовых ригелей, подходящих по несущей способности для каждого 

варианта армировки;

2. При проектировании расчетные моменты на ригели жестких поперечин определяются с учетом местных климатических условий, конкретных схем армировки и длин пролетов.
3. Установка промежуточных и переходных консольных стоек на ригели, несущей способностью менее 130 и 180 кНм соответственно НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
4. При установке жестких поперечин для повышения прочности заделки опор и креплении консолей на опорах, как правило, применяются ригели несущей способностью 80 кНм.
5. Примеры эпюр моментов, действующих на ригели приведены на л. 93.

Им Лист N* оомун Подпись Дим
Разрой Чередникоб Д* <90
Проб fyqpmuoft EBL
Гк спец
Н контр
УпЛ ttamwoMbfc” ■ ^ 5 = '

К С -1 6 0 .1 1 .0 6 9
Максимальные расчетные моменту  
действующие на ригели жестких 

поперечин с консольными стойками
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Эпюры м ом ентов
Прямой участок пути

Расчетные У С Л о Ь и я ' Ш  бетробоео и IV гололедного районов

Промежуточные опоры Переходные опоры А и Б на сопряжении без секционирования
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Типовой проект КС-160.11
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