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м - г 5 т и п  2

5
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м - з 6
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11
Общекотельные трубопроводы. 
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регуляторов.

м - 9 1 2

1 2
Общекотельпые трубопроводы.
Схема внешних соединении приборов 
и  регулятор ов .

М 4 0 13 ти п  1.3

13
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4
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15
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примерное направление Г
трасс электрических и трубных проводок. /Гд -13 4 6 т и п  1,3

г

1 2 3 4 J

16
Общекотельные трубопроводы.
Примерное направление
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S  альбоме помещены рабочие чертежи автоматического регулирования 
о теплотехнического контроля общих трубопроводов котельной с двумя 
котлами ДК&Р-4--/В, работающими на /лазите.

Для котелбнб/х трубопроводов применен щ и т  ти п а  щ-03. Размеры щ и та  

принять/ по РОСТ JP b k '6 8 , вводимому б  действие с  i января /370'года.
Предполагается организация серийного производства этих щ и то в  но Мос

ковском заводе тепловой а в то м а ти к и  (м з т я ) .
Д о  начала  изготовления щ и то в  м з г р  их следует заказывать на 

предприятиях Глав/утантажобтомо/ттики Министерство специалень/х и мон

та ж н ы х  р а б о т  СССР по ч е р теж а м  и  спецификациям настоящего альбома.
Московский завод тепловой обтом отики б у д е т  поставлять щиты ком

плектно со всеми устанавливаемь/ми но них приборами, электроаппаратурой 
и регуляторами, включая первичные приборы и исполнительные механизмы, 

в  со отве тстви и  со спецификациями (л и с т ы  К 4 -/ 8 ; 6 4 -/ 9 ; к я -го ).
Контрольно - измерительные приборы и  аппаратура, н е  устанавливаемые 

но щ и те ; о  т а к ж е  приборь/, размещенные н о  щ ите, но не поставляемые с 
ним ( 5  случае заказа щ и та  н а  предприятиях Главтонтож обтототики)9долж- 
ны быть заказаны по спецификациям, приведенным в  данном альбоме при необхо

димости быдачи заявочной спецификации следует пользоваться альбомомШ> 

в  котором помещены „  Спецификации на оборудование, изделия и материалеИ* 
бея бнутрищ итовая коммутация и крепление приборов на щ и те  выполня

ется заводом- изгетовлителем щ и то в  с применением заводских нормалей и 

нормалей м а ш ин остроен ия (м н ).
Щ иты поступаю т на м онтаж ную  площадку с полностью скоммутиро- 

вонными приборами и аппаратурой, подготовленными для включения во вне
шние кабельные и трубны е проводки.

Установка местных приборов и отборных устр о й ств  принята по отрасле

вым нормалям общепромь/шленного назначения (м в н ) и конструктивным  

чертеж ам данного проекта, (см. альбом 6 У )
М ВН к  проекту не прилажены, т .  к. они имеются у  всех м онтаж ны х и 

наладочных организации. б  случае необходимости сборники з ти х  нормалей 

м о гут быть заказаны в  Аенсрилиале и н с т и т у т а  Оргэнергострои по адре
су: Ленинград Д -ffS, Побережная ре ки  /Лодки 6.4-7 ила / 7 6 6 -/ ? по 
адресу : /Москва Д -Ь б , rr/ я  <?4зб.

\S44lw

I  Автоматическое регулирование ш
Проектам предусмотрено автоматическое регулирование давления пора 

за редукционной установкой, о та кж е  давления мазута общей магистрали 

котельной при помощи электронно-гидравлических регуляторов типа,, Кристалл, 
бь/пускоемь/х Московским заводом /пепловой автоматики.

Ж. Теплотехнический контроль.

Для котельных ти п а  / и З  устанавливаю тся следующие лриворы:
/ Д ля  регистрации давления и расхода пора, выдаваемого но производства* пре

дусмотрено установка местных самопишущих приборов. Манометр, замеряющий 
величину давления пора после редукционной установки, необходимо снизить но о т 
метку обслуживания.

В. Для регистрации расхода пара на мазутное хозяйство, устанавливается мест

ный интегрирующий прибор.
Для котельной типа 2 предусматривается только интегратор расхода пора на 

мазутное хозяйство.

Ж . Сигнализация

и понижение температурь/ мазута, понижение давления мазута, о такж е неисправность 
оворидобония в  маз у т о  насосной. Табло но щ ите  общекотельных трубопроводов вклю

чены §  общие цепи технологической сигнализации, аппаратура китарой размещается 

на щите деаэрационно-питательной установки.
Ж. Указания па применению проекта.

Питание щита общекотельных трубопроводов производится однофазным током напря
жением ~ 8806 в  соответствии со схемой, проведенной на ли с те  6 4 -/-.

Питание водой электронно-гидравлических регуляторов„ Кристалл”производится по 
чертежам альбома,, Внутренние санитарно-техническое устройства. Д ля  заказа диермоно- 
метрав требуется передать заводу-изготобителю заполненные опросные листь/ на эта  

приборы. Опросные листы, приведенные в  настоящем альбоме, необходимо тщательна прове
рить, внеся все изменения, которые могут возникнуть при привязке проекта.

При привязке типового проекта спецификации уточняю тся и составляются вновь по 

тем  же формам.
Регулятор температуры мазута и счетчик, учитывающий расход мазута на котель

ную, данным проектом не предусмотрены, т.к. важны быть установлены в помещении мозутонасосюи.

~ /осстроодсср Сиюэмои/строипроект
Проектный институт///. /т Ленинград. шал. 
шин унидщиррфнних тпобь/х nboe/tmoX/отель ль/х с котлами

I ____ __________

Котельная с 8котлами ДКвР-Ь-в 
Топливо- мюзут.

ТипиОаи проепг
эоз-ГбТТТдтип /,£, 3

Общекотельные трубопровода 
Пояснительная записка.

кттТр
Мар/хи-/7ист





i



lot

ЗБ7 О

Питание.
-  2 2 0  ё

котел
H i

к о т е л

н 2

Уровень В 

деаэратор е 

Высок

Уровень В 

деаэраторе 

низок

РезерВ

'ЬйВление В 
п и т а т е л ь 

ной м агист- 
рали
низко

РезерВ

Давление 
оЪратной  

сетевой 
Роды Высоко

Д о  ёление  
обратной  
сетеВой 

Воды низко

Температура 
мазута___ ь 

прямой 
магистрали 

Высока

Температура 
мазута В  

прямой 

магистрали

низка

Уз схемы аварийной
\йции альбом ТСй 

/о г

ж - » ----------

3G7
/  си гнализац!  !Х Лист Э  П-

— ДЛ/А/
-о o?Ti 327

рпк

РпУ

[ Ь
II ТС

1 Г
329

ЗИ

схемы си 2н а .
/лизации мазутонососнои

333

1— га
/г те

. Гхх\

1

' ^ 
' кйнL5L
/ЗТС

______ОКЭ1_____

Рн
“ I f -------- PH

R h 337 Г "

0  
0

Ф - ^ РА

s h
pci

о

рсг

т т г
РС/

1 Г ~
dfa

~ Г ”

I '  \ Г ' \ ы Р с г! oJ---------1(—

Приточные

системы

гЪаВление €  
мазутопроВо- 
де котельное 

низко

Неиспр ар
ность В 

MQiumo насос
ной

Р езерВ

Реле

напряж ения

Реле

импульсной

сигнализация

Промежуточ

ное

р е л е

Съем
технологи
ческой сиг
нализац ии

& схе м у аВаричной

си гнал изац ии  С см. ильЪом (X лист ЭЛ~-1°)

Схем а и quo грам ма клю ча зВдкоВой  

с и гн а л и з а ц и и  к З С  *

к в  - s . e / n №
Вид {рланца ( спереди) 
и схема пчкетоВ ( cjogt)
В положении _ Включено ?

о т  о

& U

п з

о* 7о

tun рукоятки 2 €
Г" -  _ _/v/v контактов
положение— — кЗ 2-1/ S-G е-7

/ Съем зРука — X — X

2
Включено

1 — - X -

3 ОпроЪо&ание звука X - X —

7 Рн Сопроти Вленче ПЭ-25
2soo ом 
2 5  6т. /

S Рн Реле напряжено я PH-sk/si
-2 2о  6

/И0;/Н3 /

S PUC
Реле импульсной 

сигнализации
PUC-

э з м - 2 2 о в /

и — JaM na к таЪло
~ 7 Щ
220-Ю

226 к. Ют 
Цоколь 
рил/s /0

3 /ГГ- STC ТаЪло дВухлампо&е ТСВ S

2
РП/, РС/

рсг Реле промеЖу/ночное ПЭ-9!
-820  е

ры О 3

/ кв с ключ управления к ь - г , е / п ! ? 1

Аппарат ура на щ ит е д ео эра ц и о н н о -  
э гпит ат ельноо установки Щ -Э !

г Лампа к таЪло
РНЦ-

220-to
+-2Z0g,J0gTЦОКОЛЬ

2и/ is 4

1 6ТС, 7тс ТаЪло дВухлампоВое ТСВ 2

Аппарат ура на щ ите сетеВой 
уст ановки Ц£-П1

3 Лам па к таЪло 2$0-№ W 12

бг£-§ге  
и тс- Ь тс ТаЪло дВухлампоВое ТСБ 6

/
рпг. рпз 

РпУ Реле промежуточное ПЭ-21
—220 8 

?но ,2нз 
8п 3 /

Аппаратура но щите оЪ щ ек отельных труЬопроВодоВЩ-03

4 Зпн.Лмн
Злектроконтактный

манометр Э Ш - У — г
3 TNBJNH Эл ектроконтОктный 

термометр Thr- ск /

А . Ш,ИсУН
Лиерманометр сигнали
зирующий

Д а ? -  
776 И /

/ Ш , $ с н Манометр показывающий и счгнолизирующии мпч-ш — _ /

с.Аппаратура по месту

Ufn пЪознач. НаименоВание | Тип хорокт. кол Примеч.

Перечень электроаппаратуры

Госстрой СССР 
Со н>5маш стройпроект 

Проектный и н с ти тут м ! 
г. Ленинград ^/970г

Серия инитицироВонных 
т и п о т х  проектов

котельных с котломи

котельн а я с 2 котлам и^ М зр- у-тз
Топливо -  м а з у т

ОСщекотельные трубопроводы- 
Схема

т  exhfojto г и ческой си 7 ноли за ц ио

Типовой npoexih

Ч 1 « 'Ж п
И  льдом
ш /г

м а м а  -л а с т
к в - 3
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HUTP-969
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4

uf j f jSi
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Ctmekou

установки
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y r
\ ° i e t

\  10
1° lies

Y 1 *

\° see
\ - w t6Я6

~ W []j n
0,Sq

Л • о

0 »

л a

в,

Ж

¥ 7 й в  
\  to

\ Ь4 | j  I>  5  Ч»
1  « * Н !

1  s - l  i t

8 - ч

1 1

S ' * ?  *
|  3 «  
i t s

I ? '

{ •  l o ,

M i r *
*  о  *  3Cl Q Э 2*
&  СГ О 4  

<  *

Й 1 «

i t - r f *

г
5  г я 4
^ « 3  g  3
«- 5  S .  ^

^  < ^ g

§ • $

1 1 1 3 ?
з ’ з  

« Я  М  с

fr
<£

ы

г
• г

и
о

s  г
>  л

М

U  i ,  
1  1 *  з  
5 г ‘  “
«  fc ® §  о  

§  а  1  1
i  §■ 5  S  

0  а л  %
Место установки 
о опора тури пит» Щ и т оЪще котельны х mpySonpo£ogo& Щ ~  0 3  С  котельные типа  / J )

§  1 « 2  |  $  Я* Са*,*

^  5 j  I  
*  ft» 5  
£ § . § • *

И и

Чо
&
<п 8 *

<5

|  « . * §  

м у *

I H V

r t * *

М « <
^  8 ,

1 1  ^  

2

S '
«0

£

и
э
I
й/
3

о
Q

^  |  

14
§  5 .  

Г
з:

%
а

0
1

С !

.  « 4 1

з  S  § 2  
о  i  5  о

3  S  § |

Место устЪноСки 
1ппарот(/ри питон U ( и т  оВщ екотельны л т р у  Sonpoiog о€ Щ - 0 3  ( котельные типа 2 )

Переключатель типа „/пп~и_2лп“ 
Диаграмма раЪоты контоктоб

7У>

От щита уеозоо-  
ц и он но- питатель - 
ной установки

# / ? * /  * /О/ r f i

Обозначение питание
цепи

X

Отключено
Резервное
п ит ание

X

Примечание ♦

Установка Ъал/ioHoi сфифенною газа и щ иток  

сигнализации данной установки принимаются 

по типовому проекту Г С -0 2 - i ) 66 часть I

шифр ofcr-f ли с т  / и 2. Данная установка

применяется уля автоматическою розфи ZQ 
котлоогресота с топлиОм  мазут.

б л Лампа накаливания ИГ-kt ■"Кое
1108т 1

7 — Патрон потолочный — — 1
6 Л Лампа к арматуре ПС-2 с п я

- / / о г/0 8 т
CW M 1

5 Арматура си г  ноль на я 
ц ьет плафона - кра сный вс- 2

— t
it т Сопротивление / I 3 - 2 S 200 0  ом /

3 П Т Преуахранитель ПТ ~2sot 
0 ,5  а /

2 № + 7 Я  В Автоматический вык
лючатель ff-Si-IH ~22ot

Iq 7

1
/пл
2пп Пакетный переключатель nfW-HQ̂ ~220t

/Оо 2
МЫ
л / л

ОВозначент 
по схеме 3!аимено£ание Тип Тсхнич

данные fc&l Примеч.

Перечень электроаппаратуры

»944|«
Росстрой СССР Союз моиггтр о и про ек/п 

Проектный институт ri! г. Ленинград /97ог
Серил унифицированных 
типошх проектов котель
ных г котлами сОкЯР

котельная с Р  котлами 
£квР П-/3„ Топливо-мазут

О Вщека тельные mpybonpo £оуы. 
Электрическая схема 

питания



Серия

M UTP-9 8 9

П ер едняя с те н к а

\9А4|*1

6 Резерв 1
5 Неисправность в мазутоно сосной I
4 Давление мазута 8 магистрали низко 1
3 Неисправность приточных систем /
2 Температура мазута 8 магистрали низко 1
1 Температура маьцта 8 магистрали высока /

NN
тЬло Текст к-То Примеч.

Перечень надписей на та б ло

2 Регул л  тор давлен и л  мазута 1
1 Регулятор давления пара за РУ /
И

fiOMki Текст к-во Примеч

П еречень н а д п и с е й  в рамках

229 Лампа к арматуре ПС-2 СЦ-2!
//ое / л  
цоколь р-/ц /

226
Лрм атура сигнальной лампы с 

кра снь /м колпа чком ПС-2 /

2lk Лампа к табло
РНЦ-

22о-Ю
г̂гЬгюкцокольг ш / s !2

215 Табло световое двухламповое ТС6 — £
п. /3/ 
п./зг Усилитель транзисторный У т — 2
NN 
лоз. т спец Наименование Тип

Техник,
донньп h i e Примеч.

Перечень приборов и аппаратуры

© /Ьмка д л я  надписи В2*2\ 2

©
Щ ит w кар ной с 

Зоуней уверьнз
ЩШ-ЗЛ 600 * 600-2200 

ГОСТ 3244-66 /
NNпочер
те*ч Наименование Тип к -й Примеч.

Спецификация

Типовой проек/г,Госстрой СССР 
Союз наш строй про ект 

Проектный институт н 
г . Ленинград 1970

кот ельное с 2  кот л ам и  
! Л к В Р  4-/J. Топл иво-м азут  .

верия унифицированных
типовых проектов котел 
ны х с  к о тл а м и

Обще котельные Трубопроводе 

Общий lug щ ита Щ - О З .

УоЗ -Ь & ТТотип /,Р,3 
Нльдом
m f e

MQptrQ - лигт
к Я - 5



OnnQpQm Ifp& / с МОИ/nQjJkHoC'

fepuft

HUTh9dy

i t i

Зсом пановкр

npQ&Qfl боковая 

ст ен ко

Пепеон Я Я  стен ко

J& S LS sa se L

600 6 0 0

в о

стороны

(0 Сигнализация уст анови Ъалонного газа /

9 Технологическая сигнализация 3

6 Резерв /

7 Регулятор давления мазута /
В Регулятор давления пора за Ру /

S Расходомер пара на мазутное лоз я четко /

к Расходомер пара на производство I
3 Л/анометр пара но производство 1

р Освещение щ ита /

/ в£оу 22ов
/

н
р ан 

ки Текст
кол
во

приме
чание

Перечень н а д п и с ей  в р о м  к ал

При меча ни я:

/. Автоматические Сыключотели IAS и 2Я& 

питания приборов /> g rococo и д а  Пленил 

пара но проил§одст&> для  типа 2  

fy3ym резервными 

2. Лее на выполнено на трех листал  

С см. листы  k fl-G t kfl- 7, кй  о )

2 2 5 J Лам па накаливания н г-к « ~-2го1
поем

2 2 2 к
Сопротивление проСолочно1 

эмалированное п э -ps 2000оы /

^Аппаратура на передней стенке

21В
рпг,рщ

Рп4 Промежуточное реле /73-4?/
^  22о 6

?н0'2т2п 3

2/2 /п Предохранит ель П Т ~Psot 
D, So

2// ШП)2пп Пакетный переключатель n/IMh%2
^ 22ое

/Оо 2

25/ т * 7 т
Автоматический выклю

чатель RS3-//H ^22oi/0 7

Аппаратура на правой Ъоковоо стенке

позиции п специ<р
ЪЬоЗнОч. 
'по схеме Наименование Тип Телнич

донные к о л Примеу

Перечень аппаратуры

Госстрой ссср ~ 
Союзмош строй про еАтп 

Проектный ин ститут м/ 
г Ленинград J/970r

Cepup уни/рициро£инныг
типовых проектов котсЛ 
ных -с кртлом и JikSP

котельная с 2 котлами 
J)kBP Топливо-мазут.

~ТипоКои проект
поз -/- S// 'о 
тип А23

Пв щек отельные трубопроводы 
Л7онтаЖ ная схема 47 

щ и та  Щ -0 з .

Альбом
Ш / г

Марка-лист
к А - £





/ /
-ЙУ.!

ИШР-9В9 Р е гу л я то р

... давления мазут поз. 132

- 3 {-

Р е гуля то р

.Р л е н и ч  M « * £ L

<0•$
< «Сс*

ТЛ1 ш Йт И 1 Ё

crTZCIev/jj/j

СП г> о г5 **
с

й S 2d

ш Регул/imop давлений пара РУ 1
л Регул р тор давлений мазута 1
X Установка Ъаллоной сфифе иного газа 1
/х Неисправность 6 мазутонасосной 1
ш Температура мазута I
Ш JiaSjieHue § мазутопро£оде низко 1
V/ Технологической сигнализаций /
у Расходомер пора на мозутохозййст£б 1
/у Резер§ 1
I Расходомер и манометр пара но производство /
В в£од <ч. 220 i 1
Т Резерв /

нн
п/п Текст кол. Лримеч.

Перечень ноуписей £ маркировочных колодках

Примечаний'.

/. <Ъл й  ко тельной  ти ло  2 кобель 6G о т с у т с т в у е т  

в  м аркировочной  колодке Ш (см . перечень надписей ) 

необходимо п и са ть  р е з е р в "

2. С хем а вы полнено но 3 л и с т а х  ( см. л и с ты  k R -6 kR - 7* к Й -б )

2 2 Узел заземлений 2

2 ! Про tog ПРЛ
Сея,

I.Shm 120,

2о ШойЬа -  Б-ОН — 15

19 ?а uka МБ- ОН — J5

/В Болт MG* 16-051 ------ - 13

п
Электрическая лампа 

накаливаний нг-кв — /

16 koSpuk резиновый
600 ш 
600 /

IS Рамка длр надписи РП-50 — А

lk
Панель длй установки одного ftikAto- 
чо/пелл типа'iПП “ и одного трубчатого 

оредохронитеЛй
— — /

/3
Панель длп установки одного 

Пыключателй типа .. пп" — — /

12 Патрон потолочный
ГОСТ

?74£53
Pso <? 
6о /

и Бирка маркировочной — /3

ID Скоба однолапко£ой СО-27 — 13

9 Стойка — — г

3 Манфетка маркировочной — — юо

7 Шайба -  звездочка ШЗ-2.5 — 9о

6 Оконце (отель маркировочный ОкМ — 9о

5 колодка Марк иро(б чной км-к — lk

k
Зофим коммутационный 

с переНЪ/чкои ik -n /0

3 Зафим коммутационный Зк-Н to

2 Рейка зафимо( РЗ-З /

l Рейка зофимоР рз-зг — 2
ЫН
nfn Наименование Тип

Тех ни ч 
данные к-Sc Примеч.

Спецификаций изделий и материалов

ш т

Госстрой сссА 
Союз мош строипро ект 

Проектный институт Н/ 
г. Ленинград J/97Dr 

Cepu/f унифицированных 
типоСых проекта? Котсм 
ных с komjQMu fbk&P.1

котель нор с 2  котлами 
МВР П/3. Топливо -  мазут»

ОЪщекотельные трубопроводы 
Монтажной схема

щита Ш  ~&3 •_______

TunoShu проект— уьз- i - s i r w
тип /,Р.З
HjhbQN
m b

марко- лист
К Й -6

, 94 4 М .



'lepup

/V(/7P- РЛ9

? *

AJ *

^й а Р ле н и е  p e g q - 

цироИонном nopQ

PeiijjiAm op g a S je H u p  nopo

__________
 

I 
Щ

4
f/ 

i 
I 

__________________
 

1
1 siij -ги

Щ
 -tv

 
nf -гг/ 

' °f -<?P/

МЭЛ

// A> /» Л IS К /7 Л /9 гоO O O O O O O O O O

Г и м - J )

1 УТ Усилитель трон шторный уг 2

Аппаратура но щите

3 гим-щ 2udpct&JIU4Q.CKUU
исполнительный механизм гим-ш I

2 гим-гй Риоравлический 
исполнительный механизм гим -л /

1 м зл Манометр дистанционный Л В Д -
(230В) 2

Аппаратура no месту
мы

Ч »

Обозна
чение 

по схеме Наименование Тип Н с Примечай.

Госстрой ссср  
Г оюзмашстройпроект 

Проектный и н с ти ту ты !  
г. Ленинград !97ог

котельное с 3  котлам и  
Топлиьо -  м а з у т .

Типовой проект
'-у б У ч --Ъ / / ’/5~ 

тип !,г.Ъ
Общекотельные трубопроводы,
с/Уо н то р ча л электрическом

схема р е г у л  лтор о& .

НЛьЪом
Терил унифицированных

munathix проектов
котельных, е котлами 

A  kBP.

Ш / г  1
марка -л и с т  \ 

М - 9  1



i .

41
l!. 'Am*.

дренаж ам и

p Все индивидуальные заземли тел и присоединить 

к общему контуру зоз е мления.

j  Установка и заказ отборных устрой ami 

уля приборов давления, фланцев под измерительные 

диафрагмы и бобышек для первичных приборов 

выполнены S тепломеханической части проекта.

Ч. ̂ Ъо нарезки длины кабелей t труб уточнить 
по месту

установку диафрагмы п. / i s
см. /6МВН иШ - 67 1944

5.<2>ЛА котельной типа J  
и фланцевое соединение 1944 U l

10

Провод с медными рилами 
Кабель контрольный с 
алюминиевыми ^килами
капель контрольный с медными Жилами

Вентиль трехходовой
В ентиль трехходово и 
контрольный трехходовой

т о с т
6734-S*

Якнр&г
кНРВГ

foilf Б
9/16

74 ,S

Л  ̂  ID

<$у/0

Ом

h Вентиль запорный /Г-/ОШ гбд /0 г

5 Соединительна/t коробка ск-12 — г

2 Соединительная коробка ск-& - /

/ Соединительная коробка ск-в — /

/ ------------------------------------ ? -------------------------------------- 3 и S 6
нн
л/л

Наименование
runили
ГОСТ

техниче
скиедонные н » Примечай

Спецификации но изделия и материалы

■ Росстрой keep 
Союз мои/ строй про е к т  
Проектный и н сти тут  /у / 
г. Ленинград /970г

Сери ft иниСрицировонных 
типовьис проектов 
котельных с котламигОк&Р._____

кот ель но ft с Р котлами <йкВР 4-/3- 
Топливо - мазут,

ОВшекотельные трубопроводы. 
Схема Внешних соединений 
приборов и р е гулятор ов .

ЪпьРои hooffi
y o i -r -s y io

Тип КЗ 
н л ь Ь о М

ш Т ?
яfoexa -jffiffi

кв-10



[
А г р е г а т Общекотельные трубопроводы

C o -P u A

H U T P S 8 3

и з м е р я е м а я
с ь е д а В о д а М а з у т Н а с ы щ е н н ы й  п а р

и з м е р я е м ы й
п а р а м е т р . д а в л е н и е

Т е м п е р а
т у р а

ф аВ л енш Р е г у л и р о в а н и е
д а в л е н и я  м а ъ у т о

ф аВление Р е г у л и р о в а н и е  
д а в л е н и я  п а р а Д а в л е н и е Т е м п е р а

т у р о Д а в л е н и е р а с х о д Д а в л е н и е

Место у с т а н о в к и  
м ест ны х прибороВ. 
Отборных Устройств 
и испол нитель

ных м е х а н и з м о в

■ 8 -a .g
■fi S S o c p i S ^

| 8 8 | §
■ g S o g o

М а з у т а -  
п р о в о д  

и з
м а з у т о н а с о с н о й

I s - S g s lс а
§ g | S |э» э> С 
Э(1Э 5» Есг.О О й* О ?t« o  а  а. 5с

Р е г у л и р у ю щ и й  
к л а п а н  н а  

м а з у т о п р о в  о д е  
з а  к о т л а м и

, (Оо  0)о й  (в
§  ® 5 "

CTCSQ

Р е г у л и р у ю щ и й  
к л а п а н  

ру °/е
П а р о п р о в о д • 

з а  РУ Я/е
П а р о п р о в о д  
к  Ф о р с у н к а м  

к о т п а
П а р о п р о в о д

к
м а з у т о х о з я й с т в у

о  О 

1 » !

1 ' и  О о а о  а  *;ГО О
Ы |
ё * ° § !

• «и О • iw Vа и о З юC /n o S b
£ о £ й Х0 * 0 ^ 0 ^

Р
п п с (  п о с т  

д о Р Щ р  p ^ i , 0

Л1Г18Н 
и л и _ 

у станоВоч 
но га

ч е р т е х а

Отборных
Устройств 01 M B H

O tM B H  
1653 -6 5

м е н
1 5 3 0 - € 3

Q IM 8 H
/6 5 3 * 6 5

к й - г з

0 / м е н

1 6 5 5 ’ 6 5 кя-гч
от в н
1671-65 01 м е н

1 6 5 4 ’ 5 5
o w e  н
1 5 4 3 - S 3

0 1 М В Н
1 8 5 4 - 6 5

0 К 1 3 Н
1 6 5 5 - 6 S

0 6 М В Н  
1 7 4 1 -  67 О ш е н

1 6 5 5  6 5

0 IM B H  

1 8 5 5 - 6 5

O IM B H

/655-65Местных
прибороВ 1651 -  6 5 — ЯльЬом&

писткй-гв
Яльбомху 
Лист КЯЧ7

Альбомм  
лисШ -77

Я п ь о о м  XV 
Л и с т  K R -1 3

л/? позиции по 
спецификации 137 | 1 3 8 /36 1 3 5 /32а /326 /39 131 6 1 3 1 а 1 4 0 /33 141 | 14 г 14 7 1 4 8 1 4 5 1 4 6 N 3

I

Qai
e

о
a:aПЭ

<=;><

a!Q>|

Примечания:
I. Продувочные линии соединить с общ им и дренажами  

кот ельной -

2. В се  и н д ив ид уал ьн ы е  за зем л и т е л и  п р и со е д и н и т ь  

к общему конт уру за зе м л е н и я .

3. У ст а н о в к а  и з а к а з  от борны х  у ст р о й с т в  для 

приборов давления, Ф л а н ц е в  под изм ер ит ельны е  

диафрагмы и бобы ш ки  для первичны х приборов  

выполнены В т еп л о м ех а н и ч еск о й  ч а с т и  проект а.

4. Фо н а р е з к и  д лины  к а б е л е й # т р у б  у т о ч н и т ь  

по месту.

\ U A \  и

/3 Т руб а  ст альная бесш овная
ГОСТ

8734-58 20*2,5-20 2 м

/2 Т р уб а  ст а л ь н а я  б есш ов н ая
ГОСТ

8734-58 ш*г-го ЧЗм

и П р о в о д  с медными ж ил ам и ПРИ г *  1.5 88п

10
Т абел ь  конт рольны й  с 
аллю м иниеоы м и жилами ЯКНРБГ 4*2^5 80»

9 Кабель конт рольны й с 
медными жилами. КНРБГ 7 Х-/.5 8м

8 Вентиль т рехходовой 10146 Ф у -10 8

7 Вент иль т рехходовой 911Б Ф у ’ 10 г
S Контрольный т рехходовой крон к г к Фу-Ч г
5 В е н т и л ь  з а п о р н ы й IScZ7hxi Фу -Ю г
4 В ен т и л ь  з а п о р н ь /а 6 ~ lC mlQ Ф у-ю 2

комплектно 
с прибором

i — _____________ 2_______________ —  3 Ч X . 6

3 В е н т и л ь  за п о р н ы й IC-I068} dy ’ Ю 1

г С о ед и нит ел ьн ая  к о р о б к а C K -IZ - г
С о ед и н и т ел ьн ая  коробка С К -8 — !

г 3 ч 5 S
til
ап. Н а и м е н о в а н и е

тип
ипи

ГОСТ

техничес
кие

данные К-8о
Примеча

ние

Спецификация на изделия и материалы.

Госстрой СССР 
Ссюзмашстрой пр о е к т
Люектный институтгН

г. Ленинград 1970г.

Котельная с Вкатпами ФКвР-Ч-в 
т оплива  - мазут.

Типабой пооркгг

Обще котельные трубопроводы. 

Схема внеш них соединений  

п р и б о р о в  и регуляторов.

нльдом
бери я унифицированных 
шпобых лроектоб 

капельных с котлапи 
3 ) К 8 Р

f i g / г  |Марко ~ лист

— К я - л  _

i
i
I



1—
U S

Л - л

Л а р о г> р о5о д  о т  м а г и с т р а л и

Паропробод is теплообменника /JaponpoSoB на бойлерную установку

к о н д е н са т  с производст ва  
в  д е а э р а т о р

П р и м е ч а н и я  ;

I Схема вбтолнена на 3х листах.
(см. л и с т  мл-гг? мл-/и) 

г. СоединителЬнб/е Моро  б ми с/г/0+c h /j  устано
вить и колоннб/ б  пересечении oce&JtuJ* 
на плосцадМе с  отм.+зоо. .

Л Цифра у Ма беля или три56/ соответствуя 
его марМиробМе по схеме внешних

4 Цифра £ Аруо/с Me соответствует //* 
позиции па специФиМации ^

S. Схема внешних соединении см. 
л и с т  10.

исполнителЬнЬш механизм
С о ед и н и т ел ьн ая  Моробма

Отборное устройство давления 
Направление линии вверх

П аропровод  на мазут ное хозяйст во

U 4 4 ln

Госстрое ссср 
С о юз м а щет р  о о про еМт

проектный институпа
г. Л е н и н гр а д  /970г

Серия хнЦФицирабаннб/х 
та по 66 /х про ем то в  
KomeMHbix с Мотлами 

Д Ы Р

Котелбная с £ ко/плати вяянео o/ sashl. 
, Д К ) Р - Ч - / 3  301-Ы1 70
Т а п л  и во  - ArtTjy/n. | m̂ J ^ g n -------

m /г
ТУакка - ли с т"

П Л - 1 2

О б щ е М о т е л Ь н Ы е  т рубопрово- 
д ь /.П р и м е р н о е  н а п р а в л е н и е  

*  т р а с с  М а б е л б н ы х  и  
т р у б н ы х  п р о в о д о м



Серия

н т -989

i 1

1 V*

£
i
i а
ч
$ \л

Ч

<4

] 1
4 1

J
I I

П ла н  на ат м . о.ао
fuecma установки щитка сиеналиэа- 
ц/ии установки баллонов сНе илсонного газа.

1. Схема выполнена на 3  м о с та х  fKP fS ^ К Я '1 4 ) 
г . Условные обозначения см. м о с т К  Я' 12
3. Цифра у  кабеля или тр уб ы  с о о тв е тс тв у е т его мар

кировке по схеме внеш них соединении.
4. Цифра в kpyofcke с о о т в е т с т в yem  N* позиции  

по спецификации:
5 Схема внешних соединении сю. лист КЯ' /в

г Госстрой рсср 
к,он/зыашстрои проект 
(Раешный институт^

| М 4 | п

Г  Ленинград /$70г

вотельнар с г  котлами ДКВР - бМТУ^иоои
Т о п л и в о - л а з и т .  mun i s '70

С?рип у н и ф и ц и р о в а н н ы х  
т и п о в ы х  р р о е к т о в  
ш м е л ь  н и х  с  к о т л а м и  

АК8Я

ОбщекотельНые трубопровода, 
/Jr *мегное направление 
тросе кабельных и труб

ных проводок

Л /76 О  ОМ
Ш /г

К Й -15
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w r p - m

ЛаропроВод на бойлерную 
1 установку

О б р а ти 6/1/ мазутспробод  
0/7) л о т  л об*

П р и м е ч а н и я :

/. С х е м а  Вь/полнен<х на 3  л и с т  асе 
(см . л и с т  н а  -  /S  г к  л -  /?),

В. С о единип?елбнб/е коробки с к/О, /( /г уста
новить у колонн6/ В пересечении осей 
*Д'и„ 4"на площадке с отм. + 3 . Q 0 ,

3. Цифра у кабеля или трубь/ соотВетстВует 
его маркироВке по схеме Внешних соеди
нений,

4. Цифра В круяске соотВетстВ/ет не 
позиции по спецификации.

5. Схема внешних соединении см. 
л и с т  к а ~/(.

□ (/спол нат ельны й механизм

CZ3 Соединительная коробка.

о Местн6/и прибор

• Отборное ус  трои cm Во даВл ения

/ Направление линии ВВерх

/
Уапраёление линии Вниз

• ИапраВление ринии к  нам

------------ — С/мпульсная линия

Кабельная линия

Обозначение У  а. и м ен о В ан и е

УслоВно/е обозначения/

г Госстрой ^СССР 
Союз маи/строи проект
Проектный институты 

г, Ленинград /970г.

Кот ельная с 2  котлами. 
„  й К З Р  -  ч -  / 3 . 
Топливо  -  м а з у т

Типовой проект 
303 - <- 3 / /  70 
тип г

Обще хотел ь нь/е трубопроводы 
Примерное напраблйние 
т расс кабельных и трубных 

пр ободок.

Xjy/ 2
меховое -  лист

К Д  -  п

берия уиифицироВанкькс 
типовых проектов 
еотельных с  кот лами  

М К В Р
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с е р и я :

т р - т ЫН!

пази
ции

измеряем, 
или негу у 
лииуенЬш 
параметр j

Xapaxme-
puemuna
измеряем.

среды

Место
устанобпи Н а и м ен о в а н и е  и  х а р  апглерист ипа тип.

КОЛ-Во Поставит.
илд

Завод
изгото -
вигпелб

Приме
чаниеОдин

aipe-
tam

8°все
огре
1С27Ы

1 ___ I___i — V* 5 6 7 д 9 10

151

151а

151 б  Pt

М 2

.sL g ^ a te i

/  РегуляторЬ/, поставляемые помллектно со щитом Щ -0 3

уегцмро- 
юаниеоав 
\при  ил па 
1*1Зс 
. РуЩата
регулиро
вание дав 
ленив па
ра за  
Ру/3/6 ага

Рпулиро- 
бание даВ 
пенил па
ра за
Ру/З/бап

O'
cHoei

пенил па -

1316

/зг

№ а

№

tycb/kjpo-

агЬрл

Ш6|Р|

m r  
1,50

рения ма
зута п  
пот лам
Резулиро
ооние Зав- 
пения та  
Зита и 
потлам.
РегчлироХ 
Ьание Зав- 
пения ма-
Зула п  
котлам

бани___
пения ма
зута п  
потлам. 
Решир( 
бание да 
ленив ма- 
Зита п 
котлам.

Пар
бпгс/см

Щитадще
котелЬнЬн
трубопро

Водоь

П а

месту

Пор 2
бкгс/см

П а р

бкгс/см1

па месту ГидраВличеспии исполнительный 
механизм

роместу

М азут  
25 кг с/см

Мазут
25пгс/смг

ю- М азут

щ 25 пгс/см*

Элептранно -  дидраВличеспор 
система с/Втоматичеспого регу
лирования., Кристалл " Snnm ча

ю щ ая:
Усилитель транзисторный[

Манометр с элептричеспим 
индупционнЫм датчипам 
Пределы измерения: 0~ 10 пгс/см1.

Щит обще 
ттельнш

бапро-

Поместу

Поместу

Помет у

Ш т анга

Электронно -гидрчГличеснар система 
аБтоматичеслого регулирования 
,, Кристалл*, ёплючающая: 

Усилитель транзисторный

УТ

м а л

Сгзоб)

ГИМ -Ш

ШРМ

Манометр с злептричеспим 
индулционнЬт датчиком 
Пределы измерения : 0 - чО пгс/ см i 
Гидрабличеспии исполнительный 
механизм.

Штанга.

Разделительный сосуд 
Редукционною плалаН

УТ

МЭД
(гзое)

г м -Д

ШРМ

СРбб 
м ит -б) 

р к

Московский 
3-д тепло 
бой абто- 
мат и пи.

Московский 
З'д тепла- 
бой авто
матики 

Московский 
З'д тепло 
бои абто 
матипи.

Московский 
З'д тепло 
бай абто 
матипи

Московский 
3-д тепло
вой аВто- 
матипи

МосНоВскш, 
з-б тепло- 
бой абто- 

матипи

МоскоВскии 
1-д тепло
вой абто- 
матипи.

МоскоВскии 
3-д /пепло- 
Вой авто- 
матипи

МоспоВст 
з-д тепло
вой авто - 
матипи

Московский 
3-д тепло- бай авто-,
матипи.

МоскоВскии 
3-д тепло
вой авто- 
матипи.

2.Элелтроаппаратура, поставляемая помллептно со щитом Щ-03.

251 — — щит
ощеко- А$томатичгслии однополюсный А-63-1М — 7

Московский 
3-а /пепло

тельнЫх
трубопро
водов

вЫплючателЬ ~  2208. 
Расцепитель 1а

вой авто
матики.

211 Щит 
обще ко 
тельньг*

Ж Р °

ПапетнЬш лереллючателЬ^ггоб, 
№ а.

тмно/нг 2 Московский 
З-о тепло
вой авто 
матипи.

212

225

226  

213 

228  

229  

222 

2 lk  

216

Щит обще'
котелЬшх

mpt i T
Щит обще- 
котельнЫ*

Щит обще- 
котелбнШ

&
тру6о_про~

Щит обще - 
котелЬнЫ

Щит обще - 
котельном

оопробо

Щитобще- 
котельном, 
трубопро

водов
Щит обще- 
котельном

Щит обще 
котельном 
трубопро

водов
Щитобще- 
котелЬнЬМ 

чбопро- 
Вот

Предохранитель ~ 250& с 
плаВпои ВстаВпои 0,5 а . 
Лампа на/талиВания~ 22й6} 

110 Вт,

Пат рон потолочный.

Т а б л о  с б е т о В о е  д б у х л а м п о -  
В о е .

Арматура сигнальная с 
красным колпачном.

Аампо н  арматуре АС-2 с 
цоколем P-fk, ** 11Об, 8 Вт.

Сопротивление проволочное 
Эмалированное 2000 ом.

Лампа к  табло ̂ ггоб Ю  6т 
с цополем 2Ш-15

Реле промежуточное ^ггоб, 
2но; £н.з; 2п с передним 
присоединением проВодоВ 
2 пр 309.013.732.

ПТ

нг-къ

ГОСТ
27^655

Т С б

А С -2

00*2/

П Э ‘2 5

Р Н Ц
220-10

ПЭ-21

МоспоБспий 
3-д тепло
вой авто
матики

Московский 
3-д тепло- 
бой авто
матики.

Московский 
1-д.тепло
вой авто * 

матипи

Московский 
З'д тепло
вой авто - 
матипи

Московский 
3-д тепло
вой абто- 
матипи
Московский 
1-д тепло 
вой авто
матики.

Моспобскай 
3-д тепло
вой авто
матики.

Московский
1-д тепло
вой авто - 
матипи.

Московской 
3-д тепло

вой авто- 
матипи.

/33 

133а 

135

3. Аппаратура, не поставляемая комплектно со щитом

Темпера-
тура

Темпера

тура
Темпера

тура

136 Лабление

Пар
IS k 'C

Мазут пе
ред п о т ла
ма 25 пгс/o f

Мозуто - 
пробод п  

потлам.

Поропробоо Терм ом ет р А  N 5 -2 *-100-2 0 0  
ЗоРу13/баго РОСТ 2823-59.

П а р  Паропровод О проба Б -2 0 0 -1 6 0  

16< ГС  ЗаРуфат о ГОСТ 3 Q 2 9 S9 .

Мазут пе- Мазуто- Термометр манометричеспии 
ред пат ла- пробод п  газобЬш показЫВающии 
ми 25кгс/смг потлам. сигнализирующий,

110 ° с Пределы измерения.
0+160° С 

А ли н а  папиляра Юм. 
Манометр Элептр о п о н тц т- 
НЫи попазыВающий сигна
лизирую щи и.

Ш пала O- honrc/см 1.

wr-cx

экм-ГУ

Кланскии 
термомет- 
ра&ый 3-д 
Климат 
терм о нет• 
рошй З'д

Зд  тепло- 
контроль 
г Казань.

Томский 
маномет
ровый з-д

10

Госст рой jСССР  
Союзм а шетрои проект
Проектный институт н(
— Ленинград тог.

1944121

Котельная с 2 котлами А Ш - Ь-13 
топливо-  мазут.

Терия унифицированны* 
птиповЬ/х праептов 
котельньн\ с котлами

ОбщелотглЬНйе трубопроводы. 
Спецификация.

Типовой проект
тип и г..
Л ЛЬВОМ
ж /г

Марка- лист
К А - 18
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13Ъ

133

i k o

/4 зг
rlb l

Мазут 
п  потлУ

Химо чи
щенная 

вода 
/'Несшем

всасываю
щий пат- 
рудок пусхо 
Вою пита
тельного 

насоса.

1 з к

Насыщен
ный пар. 
13 тс/см

Насыщен 
Hbiu п а р  
в  т с /с м 1.

Хамо чи
щенная 

Вода 
19mclai.

НапорнЫи 
nqmpydoK  
пускового 

i питатель 
ною насоса

Паропро
вод перед 

РуЯ/б

Насыщен
ный пар 
в тс/см 1

Насыщен
ный пар 
после 
диафрагмы 
6 к и/см г

\944 \П

П о
месту

Р а з д е л и т е л ь н о й  с о с у д

Манометр технический общею 
назначения, показывающий

Шпала:От  6 fire /см2.

Паропро
вод з а  
РУ 13/6

ПаропроВос 
нидедзра- 
ционно- 
питатель
ную уста
новку. Ни 
производство 
На бойлерную 
на химъодо- 
nodzomo6nyt 
пи мазутное 
Хозяйство

П арсо
на произ
водство.

\ г ~

C P -6 k
MHiWSi

0БМ1-
•160*6

Манометр техничеспий общего 
назначения, показывающий.

Ш п а л а :  О т  2 5 к г с /с м 2

Манометр технически общего 
назначения, показывающий

Шпала: От  25 кге/ см 2

Манометр техничеспий общею 
назначения,; показывающий

Ш п а л а :  О т М ы с /с м

Манометр технический общею 
назначения, показывающий.

Ш п а л а :  О т  Ю п г с / с м 1.

0 5 М 1 -
-1 6 0 *2 5

0 6 М Г

160*25

06М1-
160*10

0 Б М 1 -  
- 160*10

7 8

Томской
маном^т-
роВЬш
Завод.

М а н о м е т р  с ё и н т о б о и  т р у б - М Т С -  
Ч а т о р  п р у ж и н о й ; с о м о п и ш у -  710
щ и  и . П р и в о д  д и а г р а м м ы  
о т  с и н х р о н н о г о  д в и г а т е л я .  
П и т а н и е  * *  2 2 0 8 . 5 0  г ц .

Шпала- 0 т Ю пгс/ см ?

1 0

n.ikk
только

для
-74*5

3-д  
т епло 
Контроль 
г ПазанЬ.

А лл  
типа ив

1 3 Ч 5 6 7 8 9

i k i Д а в л е 
н и е

Насыщенный 
nap л 

мазутным 
форсункам 
доРув/1.0„
(6 n iC /C M 2J.

П а р о п р о 
вод

д о  Р У .

М а н о м е т р  т е х н и ч е с к и й  
о б щ его  н а з н а ч е н и я .

Ш к а л а :  О-Юкъ/см

0 Б М 1 -
-160*10 - 1

Томский
маноме
тровый

Завод.

i k z --- ----- Н а с ы щ е н 
н ы й  п а р  

К  ф орсунка* 
1 т с /  с м 2

Паропровод
Кмазут нЫ м
Ф о р сун кам

М а н о м е т р  т е х н и ч е с к и й 1 
о б щ его  н а з н а ч е н и я  п о к а 

з ы в а ю щ и й .
Ш п а л а :  0 -1 ,6 к г с /с £

0 Б М 1 -
-160*1,6 — 1 —

ik & Р асход . Паропровод 
на мазутное
хозяйство

З г/ч а с .

П о
м е с т у

Д и ф м а н о м е т р -р а с х о д  о  -  
м е р , си л Ь ф о н нЬ /й  с а м о 
п и ш у щ и й  с и н т е г р а т о р о м . 
П и т а н и е  ~ 2 2 о в ,  5 0  ги,. 
П р е д е л ы  и з м е р е н и я  0 ‘3f2 T/ 4Qc

З с с -
- т н — 1

з - д
и Телло- 
КОНПЮлЬ' 
г. Казань

О /л
У / S

i k s s — -я---- Паропровод  
н а  мазутное 
хозяйство

Д и а ф р а г м а  н о р м а л ь н а я  
к а м е р н а я  с о д н о й  п а р о й  
о т б о р о в , д л я  и  с т а н о в  п и  
н а  т р у б о п р о в о д е

Ф  6 9 x 3 , 5
м н -
- i0 -6 0

- 1 —п —-

— „— У  д и аф р аг
м ы

К о н д е н с а ц и о н н ы е  с о с у д ь г 
(к о м п л е к т н о  с з а п о р н о й  

а р м а т у р о й /

иг.
:км -б Ь

- 2 — —

i k y Р а с х о д . П а р
насыщенный 
н а  произ
водство. 

6,5т /час .

П о  м ест у. Д и ф м а н о м е т р  - р а с х о д о м е р , 
СилЬф оннЬ/й с а м о п и ш у щ и й  
с  и н т е г р а т о р о м .
П и т а н и е  ~  2 2 0 в , 5 0  г ц .  
Пределы  и з м е р е н и я  0 г 8 Т/ч а с .

А с е
т н — / — -

О / л
* 7 / 6

m u n i

i k y y Паропровод  
н а  п р о и з
водство.

Д и а ф р а г м а  н о р м а л ь н а я ^  
к а м е р н а я  с о д н о й  п а р о й  
от б о р о в , д л я  у с т а н о в к и  
н о  т р у  б о п р о в о д е  ^

А к и -
■10-150 - /

_ досстрои рСсР С оюзмашетроилроект
Проектной институтн1

г Ленинград 1Э7ог,
хрия унифицированных 
типовых проектов 
КотелЬнЬх с котлами 

_____л/ГДР.-------------

КотслЬноя с д  котлами а х о р - ч - /о 
Т о п л и в о : -  м азч т .

/(/падои поаеггтГ 303-1-5/170" тип 1.Рлл
Обцекот елЬнЫ е т рубопроводы. 

С п е ц и ф и к а ц и я .

я левом
M / Zмаяка-лист 

--№ -1 $



ШР-ЗВ9

т

'Ы

4s

т а

)Ш

L̂S

Расход.

Расход

Расход

Расход

, HOCbl - 
lUtHHbfU
на произ
водство 6,5 т/чае.
Пар КОСЫ-
/ценный
[опраиз-

Ч диаф
рагмы.

Помести

16,2/я/ч.

Пар косЫ- 
/ценный 
На произ
водство
16,3 т/ч.
Gap насы
щенный 
на произ
водство
16,2 т/Ч.

од на  
производ

ство.

У  диаф
рагмы.

Конденсационные сосуды (помп-  
лептно с запорной арматурой).

Диофманометр-расходомер, 
СилЬФоннЫй самопишущий с 
интегратором.
Питание ~220В, 50 гц.
Пределы измерения: О-дОт/час. 
ДиаФраЬмонормальная номер- 
ноя с одной парой отборов 
для истаноБпи на трубопрово
де q > W * 7
Конденсационные сосуды 
(помплентно с запорной арма

турой).

в ~ 7 8 9 10

СКМ-в4 — 2 3-д„ Тепло- 
контроль” 
г Казань

о/лм/б
muni

Щ т н 1 3-д
-Тепло- и 
контроль‘ 
г.ПазанЬ.

о/л*П7 
тип 5

ЛКН-
i o - m

1 Завод 
„Тепло- 
контроль 
ШазанЬ

о/л*т
типЪ

Т и Ж
екм-вч

1 З-дЛшо 
контроль'  
г.казанЬ

0/лМ 
тип 8

k  Щ цт Ь/ и соединительные ко рад пи.

22 9

г4о

г ы

Z k l — — —

Щ и т  ш к а ф н о й  с  з а д н е й  
д в е р ь ю  6 0 0 »  6 0 0 *  гго а  

гост  ъ г й й - б ь .  
С о е д и н и т е л ь н а я  к о р о б к а

С о е д и н и т е л ь н а я  к о р о б к а

С о е д и н и т е л ь н а я  к о р о б к а .

ЩШ-ЗД

C K -k

С К -Ъ

C K -1Z —

1

1

1

г

Московской 
з-д тепло 
вой авто
матики.

S. М о н т а ж н Ь / Ь  м а т е р и а л

Z51 — — — К а б е л ь  к о н т р о л ь н ы й  с т р ы — 90м
а л ю м и н и е в ы м и  ж и л а м и . 4 * 2 5

2 5 2 — — — КабелЬ  к о н т р о л ь н ы й  с КНРБГ _ 8м
м е д н Ы м и  ж и л а м и 7* ( .5

ги б — — — П р о в о д  м е д н Ы и  с р е з и н о в о й ПРП 91м
изоляцией в  мет аллической оболочке г * 1 .5

Z57 — — — Т р у б а  с т а л ь н а я  б е с ш о в н а я ГОСТ 58м __

/ 4 » г - г о . 8734-59

26 0 — — — Г П р у д а  с т а л Ь н а я  б е с ш о в н а я ГОСТ 2 м
2 0 x 2 ,5 - 2 0 8734-59

1944 \ П

[231

/ Z 3 ’ " 5  ~~ 6 7 8 9  Г 7 п ~

г з ч

23S
26k

Z 9Z

261

2 6 5

—

—

Вентиль запорный 
cfy-fO

Вентиль З а п о р н ы й  JJy-fO 
Контрольный трехходовой 
кран jy-y

Вентиль трехходовой 
Зу-Ю

Вентиль трехходовой 

Э у-Ю

ВентилЬ запорный 

Л у-Ю

1С-10БК.

15С27НЖ

К Т К

9116

и н Ь б

6-1С-10

5 —

У —

—

2d 1

2шх 
2. щ}

Z Щ) 

9ш1

1

г

Комп
лектно
сприба-

ром

Котельная с2т л!ланиД К8Р- 4-13. 
Т о п л и в о - м азут .

Серия цнофицираШнЬк 
munotbif проектов 
КотеМнЬ^хс котлами Спецификация.

Типовой пр

Щ /2
марка-лист

К А - 2 0



серия
НИТР-38Э

v

О просны й  л и с т  /уъ/5
А * * заказа д и ф м а н о м е тр а -р а с х о д о м е р а  водяного п о р а  с с у ж а ю щ и м  устройством

Позиция тч U 8 С п е ц и ф и к а ц и я  /СЛ-/Э
Опросный лист ядляется техническим и юридическим докум ентом  для заказа приборов 
серийного производства, подписывается руководителем предприятия  -  заказчика и заверяется

1во экземпляра опросного листа направляются поставщику, копия хранится у  заказчика 
и в  организации- с о с та в и те ле  с п е ц и ф и к а ц и и .
Но всем Вопросам даются точные и исчерпывающие ответы. При неточном и неполном з а 
полнение опросного листа или несоблюдении условий, оговоренных б  справочных м а те 
риалах завода- изготовителя; Заказ не в ь / п о л н я е т с я . *

4. Заказчик
2. Почтовый и телеграфный адрес и телефон Заказчика_____________ ________________________

3 Название агрегата, для обслуживания которого нужен расходомер- 
н а  м а з у т н о е  х о з я й  с>-п во  ________ _

па р о п р о в о д

k Количество расходомеров^комплектов)^ по дле ж а щ и х изготовлению  по данному опросному.

5. Комплектность расходомера: 
53. сужающее устройство__

один

П К И  - /О - S O /  Шт.

5.2. конденсационные сосуды

5.3. диф манометр

f но именование, заводское обозначения] — С количество)
<ды Z и А скм - 6 4 с зопорной арматурой / комплектJIJL  

3 C C -7 / Z H
[ заводское обозначение) 

5.ч. вторичный прибор _

[количество)
/  ш т.

С количество) 
ШШ-

t Заводское обозначе ни с] [количество]
6. Состояние пара: насыщенный, перегреты й-7 у — ^— *---------- рн ен уж ное зачер кнуть)

П ри м еч ан и е: При измерении расхода насыщенного пара погрешность не р е г л а 
м е н ти р уе тся  . *

7. Температура п ар а  перед  с у ж а ю щ и м  устройством_____________________Ш й ._Q
в. давление пара перед сужающим устройством : ^  к г с/см £

/О кгс/см Z
8.4. рабочее [избыточное] ___I
8.2. максимальное [избыточное/

мм.рг.ст.

2- 2 кг/час Г/час

3. Среднегодовое барометрическое давление местности, где будет установлен расходомер

/0. Наибольший измеряемый р а с х о д  . 1
/ [ненужное з

U. Средний f ожидаемый)расход ______________________________________  2. Z кг/чг ' / /ненужное Зачеркнуть)
12. Требуемый заказчиком верхний предел шкалы прибора [по pgcxnduj ^йс^е з ерк^40* Т̂ ос

/3 Наибольшая допустимая безвозвратная потеря давления от установки сужаю щ его "устройства
при расходе, указанном в  n./Z по За во дек а м  р а с  ч е т а м ________________ к г  С/см z

4ч. [действительный внутренний диаметр трубопровода перед суж аю щ им  устр о й ство м  при
* /* 62 Л~мтемпературе 2 0 *  с

15. Тип фланце во го соединения па гост 6S7T-54 или Об МАИ2330 - 63 X для грубо
_________________ Г но гост, м у мвн) про вод о в <93x3.5 )_______________
выступ- выступ. впадина- впадина f выступ- впадина, шип, паз, шип-па3 [ненужное вычеркнуть]

46. Марка матери ала трубопровода______ __________ cm 2 сп__________ ____
47. Коэффициент линейного расширения материала трубопровода при температуре  ̂указа иной

~ (заполняется при отсутствии сведений б „Про о и лох гв-вЧ")
'й cm во:(8. Участок трубопровода на кагором устанавливается сужающее у с т р о й  с__

18-4. вертикальный / направление потока вверх) у , ,
18.2. вертикальный (направление потока вниз) L ( ненужное з а 4epKHymbJ 
/8.3. горизонтальны й J

13. Расположение отборов давления при установке сужающего устройство на горизонтальном т р у 
бопроводе:

справа, слева с обеих с то ро н  ( н е н у ж н о е  з а  ч е р к н у т  у  
Примечания: 1. Под отборным устройствомпонимаются 7рубки соединяющие суж а ю щ ее

устройство с запорными в е н ти ля м и  или хокденсаци о иными сосудами 
2. Правое или левое расположение отборов давления определяется по отн о 

шению к направлению  потока.
20. Потребное количество пар отборов давления ______ / п а р а . о т б о р о в ..................................

1944 h i

Примечание: При исполс ^ованииболее одной поры отборов необходимо д а ть
эскиз с обо ючением направления потока, располож ения отборных 
устройств с ,гла между ними.

2Ц

V. Пределы измерения дополните ной записи давления___________________________Кгс/смг
12, Дополнительные сведения по уем*, женило заказчика а  по требованиям оговоренны е  

в справочных м а те р и а ла х  заводь ''зготовителя н а  заказываемый к о м п л е к т ____

23. Наименование организации, 30 юл пивш ей опросный л и с т , должность и ф а м и ли я  
составителя, его служебный адрес, т 9ле ф о н __________________________________________ _

рве ст о  для э с к и з а

Н а с то я щ и й  опросный л и с т  з а п о лн я е тс я  на основании справочного материала 
Завода -  и з г о т о в и т е л я

м.п. Подпись руководителя предприятия

J& -T -

roeefpoo ссср союэмашс тро и проект
проектный институты!г. Ленинград 4370г.

Котельная с 2 кот лама мер- й-/з т опливо- м азут .
Типов о и проект 
S03-f-St/7O тип /. zjf

Общ ек от  е л 6 нь/ е  
вп р убо  п ро в о д е / *  
0п р о  с  и 6/и  л и с т

_ А льдам
H Z / гмарка- лист
к л - г /

с ер и я у  ни фиц ированны) 
типовых проектов котельных с котлами __ 26ВЯ1-----



свуия.
riff if 'J6 Z

О  п р о  с  н ь / й  Л и с т  л к /6

Д ля заказа дифма нометра -расходомера

Позиция н
водяного пара с сужающим устрой с г  вам 

С я е щ /Ф и х а и и я  л с я -тя

Опросный Аист является техническим и юриди ческам документом для закала при боров серии- 
ffoco производства, подписывается руководителем предприятия-заказчика и j  а аеряегс я  печатью. 
4 вс экземпляра опросного листа направляются поставщику копия хранится у  заказчика и 6  
организации - составителе спецификации.
Па всем вопросам даются точные и исчерпывающие ответы, При неточном о н е п о лн о м  а с -  
иол нении опросного л и с т а  или несоблюдении условии оговоренных а  справочных мате
риалах завода из тото ви теля\ заказ н е  вз/похнрется.

/  Заказчик________________________________________________________________________________________________________________
2. Почтовый и гелеграфныд адрес и телефон з а к а з ч и к а __________________________________

щ
а д *

I

3. Название агрегата для обслуж ивания которого нуж ен пасходомеа п а л о /?jdo S o d
п р о и з в о д cm  в о __________________________________________________-

4. Количество расходомеров (комплектов/ надлеж ащ ах изготовлению поданному опросному листу
________________ О р а н____ _____ _________________

5. Комплектность расходомера: ,
5.4. сужающее устройство------------------------------------------------------£ /? Н/ /0 -/6 0 ------------------------- (L jam .

'/ 47 Г  [наименование, заводское евозночснияр Уколи чсстСо]
в 2. конденсационные с о суды Т  и J T  С К М -5 4  с запорной арм атурой? /ком плект си т.

уколи чест вы
5.3. duf манометр З / С С -7 / 2  Н _______________________________________________ / ш т .

/завооское обозначение) (количество]
5.k вторичный прибор _____ ___ _______________,____________________________  _ сит.

[Заводское обозначение] [количество]
*■ СнГШие пара: ngpeepem aju  ( ММу Ж М ве

Примечание: При измерении расхода насыщенного пара погрешность не  регламентируется
1 Температура пара перед сужающим устройством----------------------— ----------------- ,------------  /™-— -
й.Эовление пар о перед сужающим устр о й ство м :

3 ]. рабочее [избыточное)___________________________________________ __________ Р. ш /с м  г
8.2. максимальное [избыточное)_____________________________________________ l&jcrc/c/n г

5 Среднегодовое барометрическое давление м естн ости, гд е  будет установлен расходомер
С_________ 7_________________________________________ ________________ ______ мм.рт. ст.

10. Иаибо/ьший измеряемый расход  r S .S  кг/час т/чос
r  f Г  [ненужное за черкнут ь]

И. Средний /о ж и да е м ы й /р а схо д________________________  ---------21______кр/ча 'с, Т/чосГ6) ' —*-----(ненужное з о черкнуть]
кг/чаС' т/чос12. Требуемый заказчиком верхний предел шкалы прибора [оорасходу]

'  (ненуж ное Зачеркнуть]
J3. Наибольшая допустимая безвозврат на я  потеря давления о т  установки с у ж а ю щ е го

устройства при расходе указанном в  о./В по  заводским  п а с  ч е т а м _________кгс/см 2
/^/действительны и внутренний диаметр трубопровода перед с у ж а ю щ и м  устройством

при температуре го фс_____ _________________________ tso  м м
/5 Тип фланцевого соединения по г о с т  6S 7/-S  4 и п и  о э м з н  23 so  -6 3  д л я

[но гост, мн, мвнГ тр уб о п р о в о д а  /6 э х  4.5"
выступ- Выступ, Впадина - впадина. вы ступ-  в пет дина, шип, паз, ш ип- паз (ненуж ное зачеркнуть]

/в. Марка материала трубопровода___________________  е т  2 с п .____________________

/7 Коэффициент линейного расширения материала трубопровода /три температуре,
указанной в п . 7 -------------------------- ,---------------------— ---------------------------------------------------------------------
J  (заполняется при отсутствии сведении в„ Правилах гв - в  ч у

Т8. Участок трубопровода, на котором устанавливается сужаю щ ее у с т р о й с т в о :
/8.1. Вертикальный (направление потока вверх]р /
)8 2. вертикальный (направление потока вниз) У (н е н уж н о е  з а ч е р к н у ть /
13. з. горизон тал ь ный~ 1

i y » ,

/5. Расположение отборов давления при установке сужаю щ его устройства н о  горизонтальном  

t справа, слева; с обеих сторон [  н е н у ж н о е  з а ч е р к н у т ь ]

\M A tn

П ри м ечан и я : твою понимаются трубки,соединяющие сужаю- 
запорными Вентилями или конденсационными сосу-

/. Под отборным и строй с 
ицее устройство с запора

2. Правое или левое расположение отборов давления определяется по  
отношению к направлению потока.

2о. Потребное количество пар отборов давления / папа о тб о р о в _______________________
Прим ечание: При использовании более одной парь/ отборов необходим о д а т ь

эскиз с обозначением направления потока\ р а с п о ло ж е н и я  о тб о р н ы х  
устр о й ств  и у т л а  м е ж д у  н и м и .

2/ Пределы измерения дополнительной Записи 0 облени я  ----------ь------------------ -------  ягс/см*-
22. дополнительные сведения по усмотрению заказчика и п о  требованиям^ оеабареннылт 

в справочных материалах завода-изготовителя н а  доказываемый ком плект.__________

23. Наим е не воние ор га низа ци у  заполнившей опроснь/й лист, далжносп и р а м и -  
Лия составителя, его служебный адрес, телефон _________________________________ __

М ест о  д л я  э с к и з а .

Настоящий опросный лист заполняется н а  основании справочного  м а те ри а ла  
завода - изготовителя '

пт. п. Подпись руководителя предприятия

ГОССТРОО СССР
союзмошстРоОпроект

серия унифицированныхтиповых проектов  
котельнь/х с котлет 

JTKSP____

Кот ельная с В  к о т  л а  м ит р- Ч/з 
т оп ли в о -  м а з у т

1аi

и и О - 1-51/70 
т ип /

О б щ е к о т е л ь н ь / е  
т р у б о  п р о в о д ы .  

О п р о с н ы й  л и с т .

Алыго/н

Ш Е / г
мо/>к о  -л и с т

Н А - 2 Z



с е р а я
МГР-389

20 П о тр е б н о е  количество пар отборов давления 
П рим еч ан ие:

OnpOCrtb/U J U С/77 //
Для Заказа диф моно метра- расходомера водяного лоро с сажа юишм устройством 
Позиция л, /4& г  г  г  г  ^спеииаикпиия /сл-zo

Опросный л и с т  является текни ческим а юридическим документом д л я  зака за  
приборов серийного производства подписывается руководителем предприятия -заказчика и  _ „
заверяете* п е ч а ть ю : r  г  2/. Пределы измерения дополнительной записи
Два экземпляра опросного листа н а п р а в ля ю тся  поставщику копия хр а н и тс я  у  заказчика г?, дополнительные сведения по усмотрению 
и 8 организации- составителе специ ф икации . J  справочных материалах завода-изгатови
По всём вопросим д а ю тс я  точные и исчерпывающие ответы. При неточном и неполном  
заполнении опросного листа и ли  несоблюдении условий оговоренны х в  справочных 
материалах Гз а в о д а -изготовителя, заказ н е  выполняется.
I  З а к а зч и к ________________________________________ ___ __________________________________________
2. Почтовый и телеграфный адрес и те л е ф о н  за ка зч и к а  ___________________________ _

/пора о т  бор о б щ
При использовании более одной пары отборов необходимо дать эскиз с 
обозначением поправления потока расположения отборных устройств и  
утла м еж ду н и м и .

записи давления к  г  с/см г.
завозчика и  по требованиям оговоренным б  

Жителя на заказываемый ком плект_______________

23. Наименование ор ганизации, заполнивш ей опросны й  
с о с т а в и т е л я , его  служ ебны й адрес, т е л е ф о н__ л и с т , должность и ф а м и л и я

5. Ком плектность роскодомера: 
5.1. сужающее устройство

3. Название а гр е га та для  обслуживания которого нуж ен расходомер п а р о п р о в о д  лги
____ „ _____ '_______ 1______ произ Sodcrnfo Г  ________________________

б количество расходомеровf комплекта6J по дле ж а щ и х изготовлению по данному опросному л и с т у
' ________  Один_______________._____ ■

_______ 2 )вИ - / 0 -2 0 0 __________________  ___________ f  Ш П 7 .
(наименование, заходе хае о Козна чение/ (коли честео/

5.2. конденсационные сосуды 1 и л  с к м - 64 с запорной ар м о г у  рос/ /ком плект
/коло чест Со/

5.3. д и ф м а н о м е т р _____________ £>СС -  7/2  /У___________________________________/ а/Гг?
(За бод скос обозначение/ (количество;

5.4. вторичный прибор _________________ _________________________ ______________ ш т .
СЗаводское обозначена ej (  коли чест OoJ

В. Состояние п а р а : насыщенный перегретый
(ненужное з а черкнуть)

Примечание: При измерении расхода насыщенного пора погрешность не регламентируется
7. Температура пора перед сужающим устройством__
в. давление пара перед сужающим устр о й ство м :

8.1. рабочее (  избыточноe j

/в о *  С

8.2. максимапьноеризбыточное
____________________  .________________________ б  КГС/тСМг
e l--------------------------------------------------------------------------------------бй.---кге/см 2

Э Среднегодовое барометрическое давление местности, где  будет установлен расходомер . Ммргст.
/0. Нои Кол 6 ши и измеряемый расха d____________________________ _______________ /в. 2 кг/чо$ т/час

, {наружное зачеркнуть;
Н. Средний (ожидаемый/расход _____________________ я к r/VQC/ Т/час

у ' (ненужное зачеркнуть;
12. Требуемый заказчиком верхний предел шкалы прибора (по расходу/^ 2 0____________КТ/час Т/час

{ненужное зачеркнут/
{$.Наибольшая допустимая безвозвратная потеря давления от установки сужающего устройства при

расходе,указанном б n./2t по заводским  р а с  че т а м ___________________  кгс/см2
!ч. действительный ̂ внутренний диаметр трубопровода перед с у ж а ю щ и м  устройством при /
/в. Тип ф ланцевого соединения по гост 6571-64 u j ?u  /2. м в н И з э о -н Ъ_______________ _ _

_________  д л я  гЬрубо про Вод a Z / S x 7 ____________________________________ ________с по гост, пн, мен;________________________________
Выступ-Выступ i б поди на- 6па динаг выступ-впадина, шип, паз шип- паз /ненужное вы чер кн уть; 

/В. Марка материала трубопровода - ; по roCTj  с г п - 2 с л .  ________________________________ _

17.
вп.

щиент линейного расширения материала трубопровода при температуре, ук а за н н о й

{заполняется при отсутствии сведений в„ Правилах 28- ей у  “ ^
18. Участок трубопровода, но котором уста на 6ли бается сужающее устройство:

18.1 вертикальный (направление потока вверх);
18.2 вертикальный г направление потоко вниз/ т (нен уж ное зачеркнуть)
/8.3 горизонтальны й I

/в. расположение отборов давления при установке сужающего устройства н а  горизонтальном  
Трубопроводе: г ,,

справа, слева с обеих сторон (нен уж ное З а ч е р к н у ть /
Примечания: /. вод отборным устройством понимаются трубки соединяющие сужаю щ ее  
Г  устройство с запорными вентилями или конденсационными с о судима.

X. Правое или левое расположение отборов давления определяется по 
к направлению п о т о к а .

\ 9 4 А | 2 2  _____________

у отношению

Места для эскиза

Но стоящий опросны й лист заполняется на основании с п р а в о ч н о го  м а т е р и а л а  
Завода* и з г о т о в и т е л я .  Г

Подпись руководителя предприятиям .п.

___г

Госстрой СССА с огам ош строи проек пт
проектный институт#!

г. Аенинспад ЧУ70г.
серия унифицированных 
типовых проектов  
Котельных с котламиJJK8P.______

Котельная с 2 котлами J7KBP- 4-13 
т о п л и в о - м а з у т

Обицекотель ныв 
трубопроводы  
опросны й лист

ТЬповой проект 
3 0 3 - 1 - 5 1 / 7 0т и п  3 /
Альбом

х#/г
марка-лист

К А - г з



Серия

! Ш Т Г - 3 * 9

-г

• J -

IX~н

) Э 4 4 | „

К и н е м а ти ч е с к а я  схема сочленения г  им с клапаном

i«ь

—
/'О cm 

JV6 7- 60 Электроды - — 0,55 —

7
гост 

1/3 71- бд Ш а Ш  /6 г йог 0,04
cm. з

ГОСТ 380-60

б
Тост 

JJ /5 - 6 г ? а О к а  М /б г qov ОМ
Ст.З

гост 360-60

5
гост 

77 $д-бг болт М 16 л ю г о./7 0.34
Cm. 4

гост 380-60

Ч
гост 
568/-57 Лист 5 *н о *38 0 / и 7.3

СтТб
гост 500-56

3
гдст  

873Z- 5 8 Труба 59*4, 8=7000 / 8105 8,05
Сталь 20 

гост /050- 60

г
гост 

8734- 56 Труба 58*3г, 6=800 / о,чг 0 4 г
Сталь 2 0
гост /oso-бО

/ Ш А М Штанга / г,32 г, зг сб Сотовое
изделие

л-
Jem.

7ТчёртёШГ 
гост Наименование Кол

Общ материал 
парко, ГОСТ ПримечаниеВес 8 кг

flw Общ вес 
/3,0 кг

М-б
Г-5

к листу  
KA-/Q; К А- К

лист  
Н А -87,

to ccm pou  СССР  
Сотзнашстро On рое кщ 
Проектный институт Ш

г.Ленинград !$10г

Нательная с 8 котлами 
АК6Р- Ч- /3 

Фоолиоо -  мазут

П/ипоВои проект 
ЛМ-/- Si п отип / 'j j

Обще котельные трубопроводы, 
сочленение гнн-р с регулирующие 
клапаном 9 с -8 -2  на назуто- 

прободе из котельной

QflbSOH
т - Z

Мао КО. - лист

К А - г ч

Серия* унифицированных 
типовых проектов 
котельных б  котлами 

Д К В Р



Серия
!ИТР-дд$

$

Кинематическая схема сочленения регуль- 
^ ^ ^ е ^ ^ к л о п а н а ^ б с Ч ^  с г им

4-
ш

1344121

П ри м еч ан и е -

В оычаге регулирующего клапана

н а  р а с ст о я н и и  3 9 5 п н .  от оса 

просверлит ь и  о б р а б о т а т ь  

от верст ие ф (5  А з

Дет о а ь поз. с5
h п о

гео
3/Q

—
~ т т —
9 4 9 4 - SO Злектоооб/ Э Ьг — —

0,8

8
еасг 

56 в /-57 Лист 5* /но *з/о / /,в /,в
ст.О

ГОСТ 5 0 0 -5 8
во наст 
чертежу

7
гост 

5 6 6 1 -5 7 Шайба из листа dsв г 0,05 о,/
О С Т

ГОСТ 5 3 5 -5 8
по ноет, 
чертежу

6
Ш Г Г  

//37/- 6 8 Шайба /6 г о,ог qo<t
Cm. 3

ГОСТ 3 8 0 -6 0

5
ГОСТ 

53/5- бг Гайка M IS Z орч 0,08
Ст.З

ГОСТ 380- 60

Ь
~ т ш
77ЭН- бг b o m  m e m o г 0.3 0,6

СггГЦ
ГОСТ 3 8 0 -6 0

3
ГОСТ

3734-58 /Пру б а 85*3; 8s /а г o fie s 0,05
стиль го  

ГОСТ /050- 60

г г ш
8 1 3 4 -5 8 Ю р у  бег З Щ - £*гоо / 0,43 0,43

Мталь гО  
ГОСТ /050-60

i ШРМ Што ига. / г,зг г,зг с5
П° N чертеж* 

ГОСТ Наименование кол.
f? Общ материал 

парк.а. ГОСТ При меч.вес кг
т вес

5,3кг
Н-б
Г-5

К лист у
ка-/0;к а -/1

лист
к а - гэ

as
л соеет род М Сер  
Союзнащ строо проект

птшый институт Ш
г-Лениепраэ !ЗЮг

бериЯ унифицированных, 
типовых проектов 
котельных с котломи 

А К 6 Р

Котельная с Ркотлапи ДКВР-Ч-Ц

т опл иво - мазут

Обще китель ныв трубопроводы, 
сочленение ги н  -/р с рееули- 
р у ю щ и н  клапаном в с - 1-2  
редукционной уст ановки.

типовой проект 
305- i - 5//70 
Лип

альбом

W - l z
карих — лист

п г - г 5

Типовой проект 903-1-51/70

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293817/4293817901.htm

