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О Т Р А С Л Е В О Й  С Т А Н Д А Р Т

ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПАРОВОДЯНЫЕ 
КАМЕРЫ ВОДЯНЫЕ ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ 

ПЕРЕМЫЧКИ 
КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ОСТ 108.360.104-76
Введен впервые

Указанием Министерства энергетического машиностооения от 27 декабря 1976 г. № ПС-002/0623 срок 
действия установлен

с 01.01.76 

до 01.01.83

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распростра
няется на перемычки пароводяных подогре
вателей.

2. Конструкция и размеры перемычек 
пароводяных подогревателей должны соот
ветствовать указанным на чертеже п в таб
лице.

3. Материал-—сталь марки ВСтЗкп2 
ГОСТ 380-71.

4. Допускается пзготовленпе перемычек 
нз двух частей сваркой встык.

Пример обозначения:

ПЕРЕМЫЧКА 14 ОСТ 108.360.104—76

JLов оспшвот-п

Издание официальное Перепечатка в о с п р е щ о н п



Стр. 2 ОСТ 108.360.104—76

Размеры в ми

Обозначение перемычки А А S н До т Масса,
кг

01 ОСТ 108.360.104--76 228 94 57 0,748
02 ост 108.360.104--76 304 113 71 1.10

03 ост Ю8.3ба lo-i -76 356 — 128 84 1,90
04 ост 108.360.t04--76 405 — 142 96 2,42
05 ост 108.360.104--76 508 — 168 122 3,96
06 ост 108.3С0.104--76 608 — 196 147 7,16

07 ост 108.360.104 -76 638 - 10 224 170 9,21

ОЙ ост 108.360.104--76 304 308 6 382 71
25 5,01

09 ост 108.360.104--76 405 410 406 96 8.90
10 ост 108.360.104--76 458 464 465 110 12.4
И ост 108.360.104--76 508 514 577 122 13,8
12 ост 108.360.104--76 608 614 562 147 24,6

13 ост 103.360.104 -76 698 702 645 170 32,3
14 ост 108.360.104 -7 6 798 802 765 200 43,7

ОСТ 108.360.104-76
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