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О Т Р А С Л Е В О Й  С Т А Н Д А Р Т
п л ц м ч г я

ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПАРОВОДЯНЫЕ 
КАМЕРЫ ВОДЯНЫЕ ПЕРЕДНИЕ. ТРУБЫ 

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ОСТ 103 .318.104—76
Введен впервые

Указанием Министерства энергетического машиностроения от 27 декабря 1976 г № ПС-002ШВ23 спои 
действия установлен г 4  ърон

с 01.01.78

До 0101.83

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на трубы пароводяных подогревателей.
2. Конструкция и размеры труб пароводяных подогревателей должны соответствовать указанным 

Hh чертеже н в таблице.
ГОСТ 10704—76

3. Материал—Труба ХстЭпсЭ Рост То705̂ бЗ • Допускается применение труб по ГОСТ 8096—74 
{при Z>Ĥ 720) в бесшовных труб по ГОСТ 8732—70 (прн D„ ^4 2 6 ).

Пример обозначения:
ТРУБА 01 ОСТ 108.318.104—76

Издание официальное Перепечатка воспрещена
55



Стр. 2 ОСТ 108.318.104—78

Обозначение передней 
водяной камеры £>и X® L 1 С 4. Масса,

гг
01 ОСТ 108.318.104—76 325X8 275 160 162 16,0
02 ОСТ 108.318.104—76 426 X7 275 160 213 109 18,7
03 ОСТ 108.318.104—76 480X7 320 200 240 25,0
04 ОСТ 108.318.104—76 530X7 360 200 265 134 30,905 ОСТ 108.318.104—76 630X7 380 240 315 161 38,606 ОСТ 108.318.104—76 720X8 440 240 360 221 57,607 ОСТ 108.318.101—76 820X8 530 290 410 221 80,708 ОСТ 108.318.104—76 325X8 275 160 162 109 16,009 ОСТ 10S.318.104—76 426X7 275 160 213 134 18,310 ОСТ 108.318.104—76 480X7 320 200 240 161 23,911 ОСТ 108.318.104—76 530X7 380 200 265 161 30,212 ОСТ 106.318.104—76 630X7 380 240 315 221 36,713 ОСТ 108.318.104—76 720X8 440 210 360 275 54,4
14 ОСТ 108.318.104—76 820X8 530 290 410 275 74.4
15 ОСТ 108318.104—76 325X8 310 160 162 18.2
16 ОСТ 108318.104—76 425X7 310 160 213 109 21,3
17 ОСТ 108.318.104—76 480X7 350 200 240 27.4
18 ОСТ 108318.104—76 325X8 310 160 162 109 18,2
19 ОСТ 108318.104—76 426X7 310 160 213 134 17.8
2 0  ОСТ 108318.104—76 480X7 350 200 240 161 25,3

ОСТ 108.318.104-76
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