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ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

407 - 3 - 656.01
РП 10(6) кВ, совмещенный с ТП 10(6)/0,4 кВ 

для городских электрических сетей и промпредприятий 
на базе шкафов КРУ-С ЗАО "Альстом СЭМЗ"

Альбом 4
состав проекта

Альбом 1 ПЗ Пояснительная записка
АС Архитектурно-строительные решения.

Альбом 2 АС.И Архитектурно-строительные изделия
Альбом 3 ЭП1 Электротехническая часть с оборудованием на постоянном

оперативном токе и микропроцессорными устройствами РЗиА 
ЭП1.Л01; ЗЯБЛОЙ Опросные листы 

Альбом 4 ЭП2 Электротехническая часть с оборудованием на выпрямленном 
оперативном токе и РЗиА на релейно-контактных схемах 

ЭП2.Л01-. ЭП2.Л02 Опросные листы

Альбом 5

Альбом 6 

Альбом 7

ЭПЗ Электротехническая часть с оборудованием на переменном 
оперативном токеи РЗиА на релейно-контактных схемах 

э т а л о н  э п э . J I 0 2  О п р о с н ы е  л и с т ы  
ЭМ Электросиловое оборудование
ЭМК Электромонтажные конструкции
ЭП.С Спецификации оборудования
ЭМ.С Спецификации оборудования
АС.С Спецификации материалов, изделий и конструкций

РАЗРАБОТАН 
ОГУП "Проектный институт
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО"

г.Иваново

Директор L
Главный инженер проекта

Комаров Л.В. 
Осипов Е.Ф.

Утвержден: ЗАО',АльстомСЭМЗ" 
П р и к а з  л /2 2. ого 2.3 - 0 / . 2 0 0 3  г.

Привязан
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки "ЭП2"

Лист Наименование Примечание

Электротехническая часть
1 Общие данные (начало)
2 Общие данные (продолжение)
3 Общие данные (окончание)
4 Схема электрических соединений 10(6) кВ №2
5 Схема электрических соединений 10(6) кВ №2а
6 Схема электрических соединений 0,4 кВ (начало)
7 Схема электрических соединений 0,4 кВ (окончание)
8 План и разрезы РП (начало)
9 План и разрезы РП (продолжение)
10 План и разрезы РП (окончание)
11 Журнал контрольных кабелей (начало)
12 Журнал контрольных кабелей (окончание)
13 Журнал силовых кабелей
14 План прокладки кабелей
15 Ввод рабочий 10(6) кВ. Схема электрическая

принципиальная (начало)
16 Ввод рабочий 10(6) кВ. Схема электрическая

принципиальная (продолжение)
17 Ввод рабочий 10(6) кВ. Схема электрическая

принципиальная (продолжение)
18 Ввод рабочий 10(6) кВ. Схема электрическая

принципиальная (окончание)

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, дейст
вующих на территории Российской Федерации и обеспеспечивают безопасную 
для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмот
ренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта Осипов Е.Ф.

2

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки " ЭП2"

Лист Наименование Примечание

19 Секционный выключатель 10(6) кВ. Схема электрическая
принципиальная (начало)

20 Секционный выключатель 10(6) кВ. Схема электрическая
принципиальная (продолжение)

21 Секционный выключатель 10(6) кВ. Схема электрическая
принципиальная (продолжение)

22 Секционный выключатель 10(6) кВ. Схема электрическая
принципиальная (окончание)

23 Линия 10(6) кВ с АПВ. Схема электрическая
принципиальная (начало)

24 Линия 10(6) кВ с АПВ. Схема электрическая
принципиальная (продолжение)

25 Линия 10(6) кВ с АПВ. Схема электрическая
принципиальная (окончание)

26 Линия 10(6) кВ. Схема электрическая
принципиальная (начало)

Привязан

— — —  Ш!!й№1

Инв. IN|д 1
ТП 407 - 3-656.01 ЭП2

ГСЙЯ1ГС31ГЯ ПЙИЯ (ЙТ5Я КВ1НЙЗЯ ПйЯ
L™D____1 Осипов IwO А___ I РП10(6)кВ. совмещенный сТП 10(6)Ю,4кВ I Стадия | Лист |Лисгов I
[Щ ВШ Е ЕЕШ Э И  

E S S 3 1
—  ItW ikJliM b f f t f i ш

I I ______ I!____ L

для городских электрических сетей и пронпредприятий 
на базе шкафов КРУ-С ЗАО "Альстом СЭМЗ"

Общие данные (начало)

62
Проектный институт 

ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 
г. Иваново

РР6 Формат АЗ 3
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3

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки "ЭП2" Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки " ЭП2"

Лист Наименование Примечание

27 Линия 10(6) кВ. Схема электрическая
принципиальная (продолжение)

28 Линия 10(6) кВ. Схема электрическая
принципиальная (окончание)

29 Линия 10(6) кВ к трансформатору. Схема электрическая
принципиальная. Для схемы электрических соединений 2а (начало)

30 Линия 10(6) кВ к трансформатору. Схема электрическая
принципиальная. Для схемы электрических соединений 2а (продолжение)
Линия 10(6) кВ к трансформатору. Схема электрическая
принципиальная. Для схемы электрических соединений 2а (окончание)

32 Линия 10(6) кВ к трансформатору. Схема электрическая
принципиальная. Для схемы электрических соединений 2

33 Трансформатор напряжения 10(6) кВ и цепи секционирования
шинок. Схема электрическая принципиальная (начало)

34 Трансформатор напряжения 10(6) кВ и цепи секционирования
шинок. Схема электрическая принципиальная (окончание)

35 Трансформатор напряжения 10(6) кВ с цепями сигнализации.
Схема электрическая принципиальная (начало)

36 Трансформатор напряжения 10(6) кВ с цепями сигнализации.
Схема электрическая принципиальная (продолжение)

- 37 Трансформатор напряжения 10(6) кВ с цепями сигнализации.
Схема электрическая принципиальная (окончание)

Лист Наименование Примечание

38 Кабельная сборка. Схема электрическая принципиальная
39 Трансформатор собственных нужд. Схема

электрическая принципиальная
40 Схема дуговой защиты
41 Схема оперативной блокировки разъединителей. Для схемы

электрических соединений 2
42 РУ-10(6) кВ. План шинок (начало)
43 РУ-10(6) кВ. План шинок (окончание)
44 Ввод 0,4 кВ трансформатора. Схема

электрическая принципиальная
45 Секционный автомат 0,4 кВ. Схема

электрическая принципиальная
46 Ввод 0,4 кВ трансформатора. Перечень аппаратуры
47 Секционный автомат 0,4 кВ. Перечень аппаратуры
48 Схема электрическая подключения преобразователей тока

и напряжения (пример)
49 Схема междушкафных шинных перемычек (пример)
50 РУ-10(6) кВ. Ряд зажимов шкафа ввода №1(2)
51 РУ-10(6) кВ. Ряд зажимов шкафа секционного выключателя
52 РУ-10(6) кВ. Ряд зажимов шкафа трансформатора

напряжения 1 секции

ТП 407 - 3-656.01 ЭП2

Изм. Коп.уч Лист N8 док. Подпись Дата

Привязан ГИП Осипов ^  Д РП 10(6)кВ, совмещенный с ТП 10(6)/0.4кВ 
для городских электрических сетей и промпредприятий 
на базе шкафов КРУ-С ЗАО ‘Альстом СЭМЗ*

Стадия Лист Листов
Нач.отдела Осипов Р 2I Исполн: КуриловаI Исполн. Гордова

Общие данные (продолжение) Проектный институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
| Исполн. Михеенко

Инв. №
Ц 04 /  Формат АЗ
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки "ЭП2"

Лист Наименование Примечание

53 РУ-10(6) кВ. Ряд зажимов шкафа трансформатора
напряжения 2 секции

54 РУ-10(6) кВ. Ряд зажимов шкафа трансформатора
собственных нужд

55 РУ-10(6) кВ. Ряд зажимов шкафа кабельной сборки
56 РУ-10(6) кВ. Ряды зажимов шкафа низковольтной аппаратуры (начало)
57 РУ-10(6) кВ. Ряды зажимов шкафа низковольтной аппаратуры (окончание)
58 РУ-10(6) кВ. Ряд зажимов шкафа линии к трансформатору 1000 кВА (схема №2а)
59 РУ-10(6) кВ. Ряды зажимов шкафа линии с АПВ
60 РУ-10(6) кВ. Ряды зажимов шкафа линии без АПВ
61 Трансформатор Т1(Т2). Ряды зажимов панелей ЩО70-ЗМ вводов
62 Секционный автомат 0,4 кВ. Ряды зажимов панелей ЩО70-ЗМ
63 РУ-10(6) кВ. Ряд зажимов шкафа линии к трансформатору (схема №2)

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы
ИКМЖ.656343.001 -074ЭЗ Перечень схем электрических принципиальных ____
ИКМЖ.674512.020.2ЭЗ для шкафов КРУ-С с силовым выключателем типа
ЗАО ALSTOM  СЭМЗ BB/TEL-10 (выпрямленный оперативный ток). Изм.1

А О  АЭГСЭМ З Панели распределительных щитов серии ЩО70-ЗМ. _
Схемы электрические принципиальные серии 309 _

Прилагаемые документы
ЭП2.Л01 Опросный лист на шкафы серии КРУ-С. Схема №2 с т р . £4..- У0

. ЭП2.Л02 Опросный лист на панели ЩО70-ЗМ с АВР с т р . 41

ЭП2.С Спецификация оборудования Альбом (

4
Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение Наименование Примечание

ЭП2 Электротехническая часть с оборудованием
на выпрямленном оперативном токе и РЗиА
на релейно-контактных схемах

Общие указания

Настоящий альбом содержит схемы электрические принципиальные 
10(6) кВ и 0,4 кВ; схемы соединений и опросные листы на шкафы 

серии КРУ-С и и панели ЩО70-ЗМ для варианта РП с оборудованием 
на выпрямленном оперативном токе и защитой на релейно-контактных схемах.

Для варианта с оборудованием на постоянном оперативном токе и микропроцес
сорными устройствами РЗиА смотри альбом 3.

Для варианта с оборудованием на переменном оперативном токе и РЗиА на 
релейно-контактных схемах смотри альбом 5.

Общую пояснительную записку и указания по привязке смотри альбом 1 
настоящего проекта.

....1

| ЕВЯ Е5ЙЯ ИЯЯ ЕЭ!51 И0!ШЯр53|
гип Осипов С\ о
Нач.отдепа Осипов S E E
Исполн. Курилова •
Исполн. Гордова
Исполн. Михеенко

l !j j

Привязан

Инв. №
ТП 407 - 3-656.01 ЭП2

РП 10(6)кВ, совмещенный с ТП 10(6)/0,4кВ Стадия Лист Листов
для городских электрических сетей и промпредприятий О
на базе шкафов КРУ-С ЗАО ‘Альстом СЭМЗ" Р О

Общие данные (окончание) Проектный институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
S ' Формат АЗ
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Назначение камеры Линия Линия Линия Линия Линия 13.1-400ТН+ОПН Линия Линия Линия Линия
Номенклатурное обозначение 8.4ТЭ-630 8.4ТЭ-630 8.4ТЭ-630 8.4ТЭ-630 8.4ТЭ-630 ТН №2 8.4ТЭ-630 8.4ТЭ-630 8.4ТЭ-630 8.4ТЭ-630
Порядковый номер камеры 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

Порядковый номер 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Номенклатурное обозначение Юн-400 16-400ТСН40 23-1000 6ТЭ-1000 25.1-1000ТН+ОПН 5ТЭ-1000 Юн-400 6ТЭ-1000 23-1000 16-400ТСН40 28А
Назначение камеры Тр-р №1 ТСН Каб.сборка Ввод №1 СР и ТН№1 СВВ Тр-р №2 Ввод №2 Каб.сборка ТСН Шкаф СИ

1. Пример установки ОПН по способу "фаза - земля".
2. Пример установки ОПН параллельно контактам выключателя.
3. Рекомендации по применению ОПН - см. пояснительную записку в альбоме 1.

ТП 407 - 3 - 656.01 ЭП2

ПЯТЯ [STWffflCT ITCTS1
I П п м п а я а и ГИП Осипов

I Нач.отдела Осипов О Х А
Исполн. Бобков
Исполя Гордова 7
Исполн. Михеенко т щ *

I Инв. №  I __ '

РП 10(6)кВ, совмещенный с ТП 10(6)/0,4кВ 
для городских электрических сетей и промпредприитий 
на базе шкафов КРУ-C ЗАО "Альстом СЭМЗ"

Схема электрических соединений 
10(6)кВ №2

Стадия Лист Листов

Р 4
Проектный институт 

ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 
г. Иваново

Формат АЗ
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Назначение камеры Линия Линия Линия Линия Линия 13.1-400ТН+ОПН Линия Линия Линия Линия

Номенклатурное обозначение 8.4ТЭ-630 8.4ТЭ-630 8.4ТЭ-630 8.4ТЭ-630 8.4ТЭ-630 ТН№ 2 8.4ТЭ-630 8.4ТЭ-630 8.4ТЭ-630 8.4ТЭ-630
Порядковый номер камеры 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

v +  к г 1* v*
см. примечание 1 
см. примечание 2

1 секция

~ J-----------р=;— --------- T "

I1*
F

Д .t t Q
' P 4 "

w
—Ж - .______

с ■ c j c  t i t  t i t  4 8 ^  t i t  t i t  t i t  t i t
/ у / у / у III / у / у / у / у

tH "  к н "  k<H" k f +  +  T tH *  J v +  к и *  к н "  к н '  
^  ^  ' - л Г '  , \1 л - _____/Т ~ ! . ____ х '

Р У  10(6) кВ I

1 * 3 ----------- Л ------------ 3 ---------
2 секция

Х$7Т^17$7Г

Порядковый номер 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Номенклатурное обозначение 8.3ТЭ-1000 16-400ТСН40 23-1000 6ТЭ-1000 25.1-ЮООТН+ОПН 5ТЭ-1000 8.3ТЭ-1000 6ТЭ-Ю00 23-1000 16-400ТСН40 28А
Назначение камеры Тр-р №1 т с н Каб.сборка Ввод №1 СР и ТН№1 СВВ Тр-р №2 Ввод №2 Каб.сборка ТСН Шкаф СН

2Т

1. Пример установки ОПН по способу "фаза - земля".
2. Пример установки ОПН параллельно контактам выключателя.
3. Рекомендации по применению ОПН - см. альбом 1, пояснительную записку.

Т П  407  - 3 -6 5 6 .0 1  Э П 2

ПВЯ
Привязан тип Осипов O i 0

Нач.отдела Осипов
Ислолк. Бобков _̂_
Исполн. Гордова
Исполн. Михеенко Ш Щ г

I ,ИнВа №_______ *

РП 10(6)кВ, совмещенный с ТП 10(6)/0,4кВ 
для городских электрических сетей и промпредприятий 
на базе шкафов КРУ-С ЗАО "Альстом СЭМЗ’

Схема электрических соединений 
10(6)кВ №2а

/ (0 0 (0 ¥ -0 4  ?

Стадия Лист Листов

Р 5

Проектный институт
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО

г. Иваново
Формат АЗ
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Автоматический выключатель 
разъединитель

Предохранитель

Трансформатор тока

Автоматический выключатель 
разъединитель , пускатель

Марка и сечение 
нулевой жилы

Порядковый номер панели 1 2 3 4

Тип панели ЩО 70-ЗМ-24 ЩО 70-3M-03 ЩО 70-ЗМ-06 ЩО 70-3M-38

Назначение панели Ввод N 1 Линейная Линейная Секционная
Номинальный ток 

- оборудования панели, А 2000 EJ EJ О  О о □ о □ 1600

См.прим.З
"РЕ"
"N"

1 .Схема дана для транформатора мощностью ЮООкВА.
Для трансформаторов другой мощности и для конкретного набора линейных 
панелей схему привести в соответствие при привязке проекта.

2. Таблица выбора ошиновки 0,4 кВ приведена в альбоме 6. Сечения сборных шин 
должны соотвестствовать сечениям ошиновки трансформаторных вводов.

3. Только для системы TN-C-S
ТП 407-3-656.01 ЭП2

Привязан

Инв. №

ш я  ни вид юм ш т  пяа
гип
Нач.отдела
Испопн:
Испопн.
Испопн.

Осипов
Осипов
Бобков
Гордова
Михеенко

РП 10(6)кВ. совмещенный с ТП 10(6)/0,4кВ 
для городских электрических сетей и промпредприятий 
на базе шкафов КРУ-С ЗАО ’Альстом СЭМЗ*

Схема электрических соединений 0,4кВ. 
(начало)

Стадия Лист Листов

Проектный институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО г. Иваново

Формат АЗ
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Си ЮОхЮ 2 секция 0,4 кВ

Автоматический выключатель 
разъединитель

Предохранитель

Трансформатор тока

Автоматический выключатель, 
разъединитель, пускатель

Марка и сечение 
нулевой жилы

1
QS1

т =
\  QS2

J T 1  j r n  J
^ Q F 1  K q F3 ^ Q F 2  ^ Q F 4  V q S1 V q S3 \ q S2 QS4 

[ ] f U1 [ ] f U3 | ] f U2 [ ] f U4

("TA1 ("ТАЗ j"TA2 j~TA4 (*TA1 ("ТАЗ (~TA2 ("ТА4
§

Си 80x8 "РР
Си 80x8 MN"

4 ^ 0 -

т v  v  vг f i f ?

Трансформатор N 2 
У Л  T/Z7-1000//Z7-Y1

ОПН-П-0,38

—

\  QS

ТА

FU1--
FU3

5

[]

П -
QF

Ночное освещение

Вечер

i
нее I ос|веще ние

FU6-
FU8

IIII
FU9-
FU11

FU12
FU14

FU15-
FU17

Порядковый номер панели 7 8
Тип панели ЩО 70-ЗМ-55 Щ070-ЗМ-06 ЩО 70-3M-03 ЩО 70-ЗМ-24 ЩО 70-ЗМ-56(57)

Назначение панели АВР Линейная Линейная Диспетч. управление ул. освещением
Номинальный ток 
оборудования панели, А О О О О □ о О U 2000 100 63 63 63 63

ТП 407-3-656.01 ЭП2

ГШЯ1ГШЙ1ПШ1ПЗДЯЯ [|ЩГ1ВЯ п п я
П р и в я за н тип Осипов / О  /1 РП 10(6)кВ, совмещенный с ТП 10(бУ0,4кВ 

для городских электрических сетей и промпредприятий 
на базе шкафов КРУ-С ЗАО 'Альстом СЭМЗ"

Стадия Лист Листов
Нач.отдепа Осипов (ДД

Р 7Испопн. Бобков
Испопн. Гордова Схема электрических соединений 0,4кВ. 

(окончание)
Проектный институт 

ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 
г. Иваново

Исполн. Михеенко Mtfs
I И нв. №  I

Р4 & Формат АЗ
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Перечень камер КРУ-С РУВН
Марка
поз.

Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.

Прим.

Схема 2 (2а)
6ТЭ-1000 Ввод питающей линии 2 540
10н-400 (8.3ТЭ-1000) Трансформатор 2 510
8.4ТЭ-630 Отходящая линия 9 510
25.1-ЮООТН+ОПН ?fpaHccj»pM̂ 1 590
5ТЭ-1000 Секционный выключатель 1 520
13.1-400ТН+ОПН Трансформатор напряжения №2 1 480
23-1000 Кабельная сборка 2 500
16-400 ТСН 40 Трансформатор СН 2 790
28А Панель собственных нухад 1 460

Выбор предохранителей в камере 10н-400
Мощность

трансформатора
кВА

Тип предохранителя

U=6kB 11=10кВ

630 ПКЭ108-6-100-31,5 ПКЭ108-10-80-31,5

1000 ПКЭ103-6-160-20 ПКЭ108-10-100-31,5

Узлы силовых трансформаторов
Трансформатор №1 Альбом 6
Трансформатор №2 Альбом 6

Перечень панелей щита РУНН
Марка
поз.

Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.

Прим.

4 ЩО 70-ЗМ-24* Панель ввода 2
4 ЩО 70-3M-38 Секционная 1
4 ЩО 70-ЗМ-55 АВР 1
4 ЩО 70-3M-03* Линейная 2
4 ЩО 70-ЗМ-06* Линейная 2
4 ЩО70-ЗМ-/ J Диспетчерского управления наружным освещением 1 по привязке
7 ЩО 70-ЗМ-60 Учета электроэнергии 2 по привязке
8 ЩО 70-ЗМ-58 Панель торцевая 3 Правая
8 ЩО 70-ЗМ-59 Панель торцевая 3 Левая
9 Шинный мост 3
* см. примечания к схеме электрических соединений 0,4 кВ

Дополнительное оборудование
Марка
поз.

Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.

Прим.

6 /—  7 Шкаф телемеханики 1 По привязке
3 1_1=2100 Шинный мост РУВН 2
10 УПНС-М Источник питания 2
11 Я5111К-3074 Ящик управления 1

Заградительный барьер 2
Подставка изолирующая 1

ТП 407 - 3 - 656.01 ЭП2

Изм. Кол.уч. Лист №m*l Подпись Дата

Привязан ТИП Осипов А  О РП 10(6)кВ, совмещенный с ТП 10(6)/0,4кВ Стадия Лист Листов
Нач.отдела Осипов для городских электрических сетей и промлредприятий 

на базе шкафов КРУ-С ЗАО "Альстом СЭМЗ" Р 8Исполн. Бобков
Исполн. Гордова

План и разрезы РП (начало)
Проектный институт 

ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 
г. Иваново

Исполн. Михеенко
Инв. Г'о

Формат АЗ
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План РП
К о м п о н о в к а  по электрическим схемам ВН №№ 2 и 2а. Схема размещения 

трансформаторов в камерах
камера №1 

600
камера №2 

600

*До фазы "в" НН тр-ра
1. Трансформаторы на плане 

показаны условно.
2. Габариты трансформаторных 

камер рассчитаны на установку 
трансформаторов мощностью 
1000 кВА различных заводских 
конструкций.

3. Устройства кабельных выводов 
ВН трансформаторов, а также 
заградительных барьеров в 
камерах условно не показаны. 
Подключение трансформаторов 
к оборудованию ячеек РУВН и 
РУНН см. на чертежах узлов 
трансформаторов.

4. Нумерация камер и панелей 
распредустройства соответ
ствует нумерации на соответст
вующих схемах электрических 
соединений.

5. Вводные панели щита НН на 
плане и разрезе 2-2 показаны 
для варианта с трансформа
тором 1000 кВА.

ТП 407 - 3 - 656.01 ЭП2

* Шины на вентиляционной диафрагме. (Выводы НН трансфор
матора не показаны.)

* Размеры площадки для перемещения трансформатора и её ось 
уточнаются при привязке

РП 10(6)кВ. совмещенный с ТП 10(6)/0.4кВ 
для городских электрических сетей и промпредприятий 
на базе шкафов КРУ-C ЗАО "Альстом СЭМЗ"

План и разрезы РП (продолжение)

Стадия Лист Листов

Проектный институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново

/1 Р Р 6 Р? -  0 4  / /  ф°Рмат А3
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КабельТрасса

2 к
8 §  ю Ю 
О  2

1
2!
3̂
4_

_5
£
7_

8

J i
И
Л
_13

Л
л
л
17

Начало

РУ-10(6)кВ.Камера№8
РУ-10(6)кВ.Камера№16
РУ-10(6)кВ.Камера№8
РУ-10(6)кВ,Камера№16
РУ-10(6)кВ.Камера№8
РУ-10(6)кВ.Камера№12
РУ-10(6)кВ.Камера№12
РУ-10(6)кВ.Камера№10
РУ-10(6)кВ.Камера11
РУ-10(6)кВ.Камера№8
РУ-10(6)кВ.Камера№16
РУ-10(6)кВ.Камера№6
РУ-10(6)кВ.Камера№18
РУ-10(6)кВ.Камера№16
РУ-10(6)кВ.Камера№22
РУ-10(6)кВ,Камера№22
РУ-10(6)кВ.Камера№5

Конец

РУ-10(6)кВ.Камера№12 
РУ-10(6)кВ.Камера№12 
РУ-10(6)кВ.Камера№10 
РУ-10(6)кВ.Камера№11 
РУ-10(6)кВ.Камера№22 
РУ-10(6)кВ.Камера№10 
РУ-10(6)кВ.Камера№11 
РУ-10(6)кВ.Камера№11 
РУ-10(6)кВ.Камера№22 
РУ-10(6)кВ.Камера№6 
РУ-10(6)кВ.Камера№18 
РУ-10(6)кВ.Камера№4 
РУ-10(6)кВ.Камера№20 
РУ-10(6)кВ.Камера№22 
РУ-10(6)кВ.Камера№8 
РУ-10(6)кВ.Камера№16 
РУ-10(6)кВ.Камера№8

§
&J _

к в в г

КВВГ
КВВГ
к в в г

к в в г

к в в г

к в в г

к в в г

к в в г

к в в г

к в в г

к в в г

к в в г

к в в г

к в в г

к в в г

п в з

по проекту

14x1,5
14x1,5
14x1,5
14x1,5
7x2,5
14x1,5
7x1,5
4x1,5
4x1,5
7x1,5
7x1,5
4x1,5
4x1,5
7x2,5
4x1,5
4x1,5
14(1x2,5)

6

6

5
6 
12 

5 
8 

9 

9 
5 
5 
5 
5 
8 

12 
8

14x6

SCL

SE

проложен

ш ! 1 Я -S s i  8 i
со
i  5

1. Перед нарезкой длины кабелей уточнить 
по месту.

2. (1’ - кабели только для трансформатора 
1000 кВА по схеме № 2а;
р'- кабели только для схемы № 2.

Сводка кабелей, длина в метрах

Число и 
сечение жил, 
напряжение

Марка
к в в г А К В В Г п в з к в в г А К В В Г п в з

Схема №2 Схема №2а
4x1,5 80 68
7x1,5 ,26 46
14x1,5 28 28
1x2,5-380 174 174
4x2,5 10 10
7x2,5 40 24 40 24
10x2,5 9 9

Привязан

.. td!±B-№_______
ТП 407 - 3 - 656.01 ЭП2

РП 10(6)кВ, совмещенный с ТП 10(6)/0,4кВ Стадия Лист Листов
для городских электрических сетей и промпредприятий 
на базе шкафов КРУ-С ЗАО 'Альстом СЭМЗ" Р 11

Журнал контрольных кабелей Проектный институт .
(начало) ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново

Ц&ОбР?'- (5 Формат АЗ
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Об
оз

на
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ка
бе

ля

Трасса Кабель

Начало Конец

по проекту проложен

М
ар

ка

Кол
ич.

 
каб

еле
й, 

чис
ло 

и 
сеч

ени
е 

жил
,

нап
ряж

ени
е

Дл
ин

а,
м

М
ар

ка

Кол
ич.

 
каб

еле
й, 

чис
ло 

и 
сеч

ени
е 

жи
л,

нап
ряж

ени
е

Дл
ин

а,
м

18 РУ-10(6)кВ.Камера№14 РУ-10(6)кВ.Камера№13 ПВЗ 15(1x2,5) 15x6
19 РУ-10(6)кВ.Камера№2 РУ-10(6)кВ.Камера№8 КВВГ 7x1,5 8I £

 О
 

СМ
I

РУ-10(6)кВ.Камера№2 Клеммная коробка Т1 КВВГ 7x1,5 9
2 Т1) РУ-10(6)кВ.Камера№14 Клеммная коробка Т2 КВВГ 7x1,5 11
22 р) РУ-10(6)кВ.Камера№4 РУ-10(6)кВ.Камера№2 КВВГ 4x1,5 5
23 р) РУ-10(6)кВ.Камера№20 РУ-10(6)кВ.Камера№14 КВВГ 4x1,5 7

31 РУ-0,4кВ.Панель №1 РУ-0,4кВ.Панель №4 АКВВГ 7x2,5 9
32 РУ-0,4кВ. Панель №8 РУ-0,4кВ.Панель №4 АКВВГ 4x2,5 10
33 РУ-0,4кВ.Панель №5 РУ-0,4кВ.Панель №4 АКВВГ 7x2,5 5
34 РУ-0,4кВ.Панель №5 РУ-0,4кВ.Панель №1 АКВВГ 7x2,5 10
35 РУ-0,4кВ.Панель №5 РУ-0,4кВ.Панель №8 АКВВГ 10x2,5 9
36 РУ-0,4кВ.Панель №1 РУ-0,4кВ.Панель учета Т1 КВВГ 7x2,5 6
37 РУ-0,4кВ.Панель №1 РУ-0,4кВ.Панель учета Т1 КВВГ 4x1,5 6
38 РУ-0,4кВ. Панель №8 РУ-0,4кВ.Панель учета Т2 КВВГ 7x2,5 14
39 РУ-0,4кВ.Панель №8 РУ-0,4кВ.Панель учета Т2 КВВГ 4x1,5 14

ТП 407 - 3 - 656.01 ЭП2

ВШИ ГШЯ1 ПИЯ ||7!ВТ!!̂ЙЯ
Привязан ГИП Осипов /'"'Ч А РП 10(6)кВ, совмещенный с ТП 10(6)/0.4кВ 

для городских электрических сетей и промпредприятий 
на базе шкафов КРУ-С ЗАО 'Альстом СЭМЗ"

Стадия Лист Листов
Нач.отдела Осипов aJ- Р 12Исполн. Курилова
Исполн. Г ордова Журнал контрольных кабелей 

(окончание)
Проектный институт 

ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 
г. Иваново

Исполн. Михеенко Ж йГ
I Инв. № I '

l[&0£0?~0<d f f  Формат АЗ
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План РП 4 8

7 CD

УПНС-М №1 
ГН31

УПНС-М №2

1. Источники питания УПНС-М и панели 
учета элекроэнергии показаны условно.

2. Трассы прокладки контрольных кабелей 
от клеммных коробок трансформаторов 
до шкафов КРУ-С трансформаторных 
вводов уточнить в соответствии с 
выбранным трансформатором.

3. Для телемеханизируемого РП трассы 
цепей телемеханики определяются при 
привязке проекта

Л1П п ТП 407 - 3 - 656.01 ЭП2

В Я Ж И  ! Я Ш 1 П И Я  П Д И 1 1Г«ВТ!ИЯ Р В Я
Привязан гип Осипов П РП 10(6)кВ, совмещенный с ТП 10(6)/0,4кВ Стадия Лист Листов

Нач.отдела Осипов для городских электрических сетей и промпредприятий 
на базе шкафов КРУ-С ЗАО “Альстом СЭМЗ’ Р 14Исполн. Курилова fcfLnJ

Исполн. Гордова
План прокладки кабелей Проектный институт 

ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 
г. ИвановоI Инв. №_______ I

f  /ё  Формат АЗ
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1 .  H a c i f M a p d  ч ертеж  оостаалея н а  о т о а а т я ч е р к я а  
И Ю К М .6 5 6 3 4 3 .0 70  3 3  н а  хакеры  се ри и  к Р У - С  З А О  
А т ь е т о и  C 3 M 3 . ре г т и н дуг м а я сх е ыа
И Ю К М . 6 5 6 3 4 3 .0 7 0 0 2 .

2 . Ряды  а а п о а о е  хаааеры с е  чертеж 
7 п  Г * 4 0 7  - 3  -6 5 6 .0 1  Э Т О  1ИТСТ 5 0 .

1 В  л о б к а х  у татэ к а маркировка д л я ввода № 2 .

Реле фиксации 
в е к ч е н е т о

аносчателя

Р е п ;  п о л о ж е н а  ’оплачено*

___ * * *

ТП 407 - 3 - 656.01 ЭП2

П р и в я з а н Г И П О с и п о в Р П  10 (6 > < 8 , совм ещ енны й с  Т П  10 (б у о .4 я В  
/щ я гф № м и з п о щ хтш с е те м и п р о «4 п р е д р р № п н й  
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п р и н ц и п и а л ь н а я  (н а ч а л о )
П р о е к т н ы й  и н с т и т у т  

Г И П Р О К О М М У Н Э Н Е Р Г О  
г .  И в а н о в о

7----—

Г И н в .  №  1
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Аварийное
отключение

выключателя

Блинкер

"Контроль

целей

управления"

Лампа

положения

"отключено"

Лампа
положения
"включено"

Лампа

не поднят. 
Автомат, 

отключен

В схему

трансформатора

напряжения

В схему 
секционного 
выключателя

В схему 

ввода II

В

1 - ТП 407-3 -656 .01  ЭП2

ГСЕД1ДЯТЯ П В Я  П Т Ч  liB T O ffll Г Й Я

Привязан гип Осипов ^ г) а РП 10(6)кВ. совмещенный с ТП КЦбуо^кВ Стадия Лист Листов

Осипов для городских эпеетричесш сетей и проипредприятай 
на базе шкафов КРУ-С ЗАО "Альстом СЭМЗ" Р 16

Исполн. Курилова

И спола Михеенко Ввод рабочий 10(6) кВ. Схема электрическая 
принципиальная (продолжение)

Проектный институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново1 Инв. № |
P P p P P -P -f s #  Формат АЗ
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18
Поз.

обозначение Наименование Кол. Примечание

А2 Блок управления BU/TEL-220-05A У2 ИТЕА468332.021ТУ 1

АЗ Блок питания ВР/ТЕ1--220-02АУ2 ИТЕА.436535.005ТУ 1

А4 Блок разделения и размножения сигналов POTEL-22O-03 ИТЕА.468353.008ТУ 1

HL1 Лампа индикаторная СКЛ-12.Б-Ж-2-220 ЕНСК.433137.012 ТУ 1 желтая

H LG Лампа индикаторная СКЛ-12.Б-Л-2-220 ЕНСК.433137.012 ТУ 1 зеленая

H LR Лампа индикаторная СКЛ-12.Б-К-2-220 ЕНСК.433137.012 ТУ 1 красная

КС С .К С Т Реле промежуточное R4-2014-23-1220 с колодкой GZ4 2

КНЗ Реле указательное РЭУ11Б-11-540УЗ; 0,01 А пост.тока ТУ16-647.022-85 1

КН4 Реле указательное РЭУ11Б-11-5-40УЗ; 0,01 А пост.тока ТУ16-647.022-85 1

КН6.КН16 Р еле указательное ПРУ1-11-85012-40УЗ 2 0,1А

KL4 Реле промежуточное РП251УХЛ4; 220В Т У 16-523.483-78 1

KL10 Реле промежуточное РП11 УХЛ4; 220В Т У 16-523.072-75 1

KL12 Реле промежуточное РП252 УХЛ4; 220В Т У 16-523.483-78 1 4з1р

KL13 Реле промежуточное РП23 УХЛ4; 220В Т У 16-523.483-78 1

Привязан

Инв. №

е Поз. обозначение Наименование <ол. Примечание
KL1F Реле промежуточное РП23 УХЛ4; 220В ТУ16-523.483-78 1

КТ2 Реле времени РСВ160 УХЛ4; 220В ТУ16-523.158-79 1

KV1 Реле РН-54/160 УХЛ4 ТУ16-523.500-83 1

KV2 Реле РН-53/60Д УХЛ4 ТУ 16-523.500-83 1

РА1 Амперметр Э8030-М11 I/5 ТУ25-7536.035-91 1 I | -1н.перв.ушчняется 
1-------1 по опросному листу

PI Счетчик СЭТЗа-01-02 523.СЭТ3.1 Ю.ОООТУ 1

РК Счетчик СЭТЗр-01-09 523.СЭТ3.1 Ю.ОООТУ 1

R2 Резистор С5-35В-50-3,9кОм±10% ОЖО.467.551 ТУ 1

R3 Резистор С5-35В-50-2,7кОм±10% 0Ж0.467.551ТУ 1

R8 Резистор С5-35В-10-6,8кОм± 10% ОЖО.467.551 .ТУ 1

SA5 Переключатель ПК16-12С2015УЗ ТУ3428-005-03965790-94 1

SBC Выключатель КУ201102УЗ; 220В ТУ16-93.БКЖИ.642245.001ТУ 1 черн, цвет толк.

Изм. Коп.уч.
ГИП
Нач.отдела
Исполн:
Исполн.
Исполн.

Лист I Ns док. Подпись
Осипов
Осипов
Курилова
Гордова
Михеенко

Дата

ТП 407 - 3 - 656.01 ЭП2

РП 10(6)1(8, совмещенный сТП 10(6)/0,4кВ 
для городских электрических сетей и прсмпредприятий 
на базе шкафов КРУ-С ЗАО 'Альстом СЭМЗ'

Ввод рабочий 10(6) кВ. Схема электрическая 
принципиальная (продолжение)

Стадия Лист

17
Листов

Проектный институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
Формат АЗ
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1 .  Н е сто я щ ий  ч е р т  с о л и л е н  н а  о с н о а а т и  чертеж а 
И К Ж М  6 5 6 3 4 3 .0 72  Э З  н е  т м р ы  се рии К Р У - С  З А О  
Л ь е т о м  С Э М З . ре я с н е и д уе м е я  е м к а
ПОИМ. 656343.072 * 03-

2 . Р а д и  т и п о в  та и е р ы  с н . чертеж  
4 0 7 - 3 - 6 5 6 0 1  Э П 2 л и е т 5 1 .

/(РФ?-##

ТП 407 - 3 - 656.01 ЭП2

Изм. Коауч Лист Йдак. Подпись Дата

П р и в я з а н гип Осипов РП 10(6)кВ. совмещенный с ТП 10(61/0.41(8 
для городских элеярических сетей и промпредприягай 
на базе шкафов КРУ-С ЗАО ‘Альстом СЭМЗ'

Стадия Лист Листов
Нач.отдела Осипов

Р 19Испопн. Курилова faAtUcJ
Испопн. Михеенко Секционный выключатель 10(6) кВ. Схема 

электрическая принципиальная (начало)
Проектный институт 

ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 
г. Иваново

f  *
И н в . №
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Блинкер

'Аварийное

отключение

выключателя*

Блинкер

Контроль

цепей

управления*

Лампа
положения

'отключено*

Лампа
положения
'включено*

Лампа 
"Блинкер 
не поднят. 

Автомат 
отключен*

В  схему 

ввода I

В  схему 

ввода II

035-1(035-1) ^  033-1(011-1)

Т> ТГ

А1
926-1 ЕНЧ1

T L ^ % J 7

711-1

926-П 711-11
0 | 1 ^  *г

035-И (035-II)
K L 1 F

o 3 3 -» fo ii-m

KL14

49-1 У "  43-1

K L 1 4

49-М 43-11

Резерв

В  схему 
Т Н I секции 

шик

В  схему 
ТН II секции 

шин

Резерв

ТП 407 - 3-656.01 ЭП2

ПИЯ ИИ1 ПИЯ ЕйИЯИ РЕЯ
Привязан гип Осипов РП 10(6)1(0, совмещенный с ТП 10(6)Ю,4кВ 

для городских злеетричеспи сетей и промлредлриятий 
на базе шкафов КРУ-С ЗАО 'Альстом СЭМЗ*

Стадия Лист Листов

Нач.отдела Осипов Р 20- Исполн. Курилова .
Исполн. Михеенко

Секционный выключатель 10(6) кВ. Схема 

электрическая принципиальная (продолжение)

Проектный институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново1 Инв. № 1
Формат АЗ
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обозначение Наименование Кол. Примечание

А2 Блок управления BU/TEL-220-05A У2 ИТЕА.468332.021ТУ 1

АЗ Блок питания BP/TEL-220-02A У2 ИТЕА.436535.005ТУ 1

А4 Блок разделения и размножения сигналов РЮТЕ1.-220-03 А ИТЕА.468353.018ТУ 1

HL1 Лампа индикаторная СКЛ-12.Б-Ж-2-220 ЕНСК. 433137.012 ТУ 1 желтая

H LG Лампа индикаторная СКЛ-12.Б-Л-2-220 ЕНСК. 433137.012 ТУ 1 зеленая

H LR Лампа индикаторная СКЛ-12.Б-К-2-220 ЕНСК. 433137.012 ТУ 1 красная
'

КАЗ.КА4 Р еле тока Р Т-4 0 / 1 Ш У ХЛ 4  Т У 16-523.468-78 2 I | -1уст. уточняется 
по опросному листу

К С С .К С Т Реле промежуточное R4-2014-23-1220 с колодкой GZ4 2

КН2.КНЗ.КН4 Реле указательное РЭУ11Б-11-5-40УЗ; 0,01 А пост.тока ТУ16-647.022-85 3

КН16 Р еле указательное П Р У 1-11-85012-40УЗ П Р У 1 ТУ 1 0,1 А

KL10, KL20 Реле промежуточное РП 11 УХЛ4; 220В Т У 16-523.072-75 2

KL1F Реле промежуточное РП 23 УХЛ4; 220В ТУ16-523.483-78 1

<L12,KL14 Реле промежуточное РП 252 УХЛ4; 220В Т У 16-523.483-78 2

КТ1 Р еле времени РСВ160 УХЛ4; 220В Т У 1 6-523.158-79 1

lt,M of-Q 4  аз

Привязан

JdH B j

22

„ Поз. 
обозначение Наименование Кол. Примечание

РА1 Амперметр Э8030-М1СЦ/5 ТУ25-7536.035-91 1 | | -!н пер уточняется 
по опросному листу

R2 Резистор С5-35В-50-3,9кОм±10% ОЖО.467.551 Т У 1

R8 Резистор С5-35В-10-6,8кОм±10% ОЖО.467.551 Т У 1

SA2 Переключатель ПК16-12СЗОЗОУЗ ТУ3428-005-03965790-94 1

SA5 Переключатель ПК16-12С2015УЗ ТУ3428-005-03965790-94 1

SBC Выключатель КУ201102 УЗ; 220В ТУ16-93.БЮКИ.642245.001ТУ 1 черный цвет толк.

S B T Выключатель КУ201202 УЗ; 220В ТУ16-93.БКЖИ.642245.001ТУ 1 красный цвет толк.

SC1 Выключатель клавишный SW R-78 1 цвет черный или синий

ТП 407 - 3 - 656.01 ЭП2

Изм. К0п.ум. Лист №дои Подпись Её™.
гип
Нач .отдела 
Исполн: 
Испопн. 
Исполн.

Осипов
Осипов
Курилова
Гордова
Михеенко

РП  10 (6 )кВ , со в м е щ е н н ы й  с  Т П  10 (6 )/0 ,4 кВ  
для городских электрических сетей и промпредприятий 
на  б а зе  ш ка ф о в  К Р У -C  З А О  "А л ь с то м  С Э М З "

Стадия Лист Листов

Р 21

Секционный выключатель 10(6) кВ. Схема Проектный институт 
электрическая принципиальная (продолжение) ГИПРОКОММУНЭНЕРГО

г. Иваново
Ф о р м а т А З
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команды
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о тк л ю ч е н и е
вы к л ю ч ате л я

Б п и н к е р

Т С с н т р о гъ
ц е п е й
у п р а в л е н и я *

В п и н к е р  
‘ З а щ и та  
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Бл и н д е р  
'З а щ и т а  
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'Б ш и в е р  
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о т к л ю ч е н *

F V 1 - F V 3

1.  Н а с т о я щ и й  ч е р т е ж  с о с т а в л е н  н а  о с н о в а н и и  ч е р те ж а 
И Ю К М .6 5 6 Э 4 Ш 7  н а  «э м е р ы  с е р и и  К Р У - С  А О  
А л ь с т о м  С Э М З ,  р е к о м е н д уе м ы е  с х е м ы  
И К Ж М .6 5 6 3 4 3 .0 7 7 - 2 1  и  И К Ж М .6 5 6 3 4 3 .0 7 7 - 2 7

2 . У  К А 7  в  с к о б к а х д а ш  н о м е р а  ю эк тасто е д л я  Р Т З - б Ц в а р и а н т  2 ) .

3 . Р а д ы  з а ж и м о в адсафа о м . ч е р т е ж  
Т П  4 0 7 - W 5 6  0 1  Э П 2 . Т К Т  5 9 .

ТП 407-3-656.01 ЭП2

ЦОШ? ~  44~

И Д И  Г ? Т Я  T i T T ! ? !  U i ' i ! ! l  [ Т В ? Т Д ! Я  P b ' i r l

Привязан

Инв. №

гип
Н а ч .о т д в л а

И с п о п н .

И с п о п н .

О с и п о в

О с и п о в

К у р и л о в а

М и х е е  н ю )

Р П  1 0 (6 )6 8 , с о в м е щ е н н ы й  с  Т П  1 0 (6 )Л ).4 к В  
д л я го р о д р м х электрических се те й  и пром пред прияпм  
н а  б а з е  ш к а ф о в  К Р У Ч )  З А О  'А л ь с т о м  С Э М З *

Л и н и я  1 0 ( 6 )  к В  с  А П В . С х е м а  э л е к т р и ч е с к а я  
п р и н ц и п и а л ь н а я (н а ч а л о )

Стадия Л и с т

2 3

Л и с т о в

Проектны й институт
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
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lhS ® 1о  ' «Э
DO COо  , 5  с  h L <  s о  
-  xf

ISm Наименование Кол. Примечание
А2 Блок управления BU/TEL-220-05A У2 ИТЕА.468332.021ТУ 1

АЗ Блок питания BP/TEL-220-02A У2 ИТЕА.436535.005ТУ 1

А4 Блок разделения и размножения сигналов PR/TEL-03A У2 ИТЕА.468353.018ТУ 1

HL1 Лампа индикаторная СКЛ-12.Б-Ж-2-220 ЕНОС 433137.012 ТУ 1 желтая

HLG Лампа индикаторная СКЛ-12.Б-Л-2-220 ЕНСК. 433137.012 ТУ 1 зеленая

HLR Лампа индикаторная СКЛ-12.Б-К-2-220 ЕНСК. 433137.012 ТУ 1 красная

К5 Реле РПВ01 УХЛ4,220В, 0,5А ТУ16-523.621-82 1

КАЗ.КА4 Реле тока РТ40/СПУХЛ4ТУ16-523.468-78 2 I I -1уст. уточняется 
по опросному листу

КА7 Реле тока РТ40/0.2 УХЛ4 ТУ16-523.468-78 1 вариант 1

КА7 Реле тока РТЗ-51 УХЛ4; 50Гц Т У 16-523.602-81 1 вариант 2

КН2.КН7 Реле указательное ПРУ1-11-85802-40УЗ ПРУ1 ТУ 2 . 0,01 А

КН4.КН16 Реле указательное ПРУ1-11-85012-40УЗ ПРУ1 ТУ 1 0,1 А=1

КН9 Реле указательное ПРУ1-11-85012-40УЗ ПРУ1 ТУ 1 0,1 А=1

KL2 Реле промежуточное РП23 УХЛ4; 220В ТУ16-523.483-78 1

61мм?- #4 м

Привязан

Инв. №

Поз.
обозначение Наименование Кол. Примечание

KL10 Реле промежуточное РП 11 УХЛ4; 220В ТУ16-523.072-75 1

KL12 Реле промежуточное РП 252УХЛ4; 220В ТУ16-523.483-78 1 4з1р

КТ 1 Реле времени РСВ 160 УХЛ4; 220В ТУ16-523.158-79 1 (РВ 132 УХЛ4)

ксс, кст Реле промежуточное R4-2014-23-1220 с колодкой CZ4 2

РА1 Амперметр Э8030-М11 1/5 ТУ25-7536.035-91 1 | |-1н.пер.уточняется 
по опросному лист\

PI Счетчик СЭТЗа-01-02 523.СЭТ3.1 Ю.ОООТУ 1

РК Счетчик СЭТЗр-01-09 523.СЭТ3.1 Ю.ОООТУ 1

R2 Резистор С5-35В-50-3,9кОМ±10%ОЖО,467.551 ТУ

R8 Резистор С5-35В-10-6,8кОМ±Ю% ОЖО.467.551 ТУ1 1

S1 Переключатель ПЕ-021 УХЛЗ исп.2; П ТУ16-526.408-82 1

SBC Выключатель КУ201102 УЗ; 220В ТУ16-93.БКЖИ.642245.001 ТУ 1 черн, цвет толк.

SBT Выключатель КУ201202 УЗ; 220В ТУ16-93.БКЖИ.642245.001ТУ 1 красн. цвет толк

ТП 407-3-656.01 ЭП2

1И11!Ш11И1Я[ГМ ВШЯтаГ М
гип
Нач.отдела
Исполн.*
Исполн.
Исполн.

Осипов
Осипов
Курилова
Гордова
Михеенко

Р П  10(6)1(8, с о в м е щ е н н ы й  с  Т П  1 0 (6 )/0 ,4 кВ  
для городских электрических сетей и промпредприятий 
н а  б а зе  ш к а ф о в  К Р У -С  З А О  "А л ь с т о м  С Э М З "

10(6) кВ с АПВ. Схема электрическая 
принципиальная (продолжение)

Стадия Лист Листов

24
Проектный институт 

ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 
г. Иваново

Л п п м а т  А  "Г
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B600
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00)

3 т
□ 2
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606

608
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S Q 1 — Ь

694 _ > 696
688 688
682 23 > 2 4 684

31 |+32 
_ _ _ > _
43 44

S Q 3
626 ? 628

612

SQ2
895 <у 896
618 11 12 620

622 23' 1+24 624
З Г +32

43 44
S Q 4

630 T  632
23^+24

EEL1(1UIO)

"гз^СгГ

723
S C 1

-36 в  

725

EEL2(2UJO)

EL1

2 1 - ® T
724

XS1

<  >

T X

Максимальна) 

токовая 

защита

Учет и 

измерение

Защ ита от 

замыкания 

на землю

Цепи

напряжения 

и учета.

Резерв

Цепи 

освещения

♦ЕС(*ШУ) 220В -ЕС(-ШУ)

Г  т ~

Щит управлениях.

П ри вязан

И н в . №

Шинки 
управления, 

автомат 
и блок 
питания

Цели

вино-

Цепи
отклю
чения

В цепь 

отключения 

выключателя 

защитами

Макси

мальная

токовая

защита

Защита от 

дуговых 
замыканий

Реле
фиксации

включенного
положения

выключателя

Репе
Положения
'отключено*

Э л е к т р о -

малины
блокировки

Реле
команды

включить

Реле

команды

отключить

+ЕН(+ШС) 220В
ЕНА(ШЗА)

1( 16)  3( 14)  
Ч / В а риант2

оЕнрто

703

220В

А1

ЕАЗ(ЗВШ )

^Н(-Ш С)

H LG

А1
75

LKH2.KH4.KH9.KH16

X 901

А1

HLR

i&r1
НИ

702

817 13 |?Я Ц1В

—  3— ^ Ч Е - —

822

SA5
ПККМ2С201$УЗ

Своем
осито» -€5* <г ♦«S’

1-2 — X
3-4 — X
5-6 X —

Т-8 —

818

Аварийное
отключение

выключателя

Блинкер

‘Контроль

цепей

управления*

Блинкер 
'Защ ита 

от дуговых 
замыканий’
Блинкер 

’Защита 
от замыканий 

на землю’

Лампа

положения

’Отключено1

Лампа
положения

‘включено’

Лайла 
’Блинкер 
не поднят. 
Автомат 
отключен*

Резерв

Линия 10(6) кВ 
Д л я  с х е м  г л а в н ы х  ц е л е й  

8.4Т Э
Y2Y3.YA2 v ------ р Ч

с т а "

1. Настоящий чертеж составлен на основании чертежа 
ИКЖМ.656343.073 ЭЗ на камеры серии КРУ-С ЗАО  
Альстом СЭМЭ, рекомендуемые схемы
ИЮКМ. 656343.073 - 21,27.

2. У КА7 в скобках даны номера контактов для РТЗ-51(вариант 2).
3. Ряд зажимов шкафа см. чертеж 

№407 • 3 - 656.01ЭП2 лист 60.

Y A 1 } Y 1

FV1...FV3J— ^  , SQ1

ас

Иэм. Коп.уч

ГИ П

Нач.атдела
Ислолн.
Исполн.

Лист №док.
О сипов

О сипов

К урилова

М ихеенко

П од пись Д ата

ТП 407-3-656.01 ЭП2

РП 10(6)кВ. совмещенный с  ТП Ю(буо.4кВ 

для городсш эпеприческю сетей и проилредприятий 

на базе шкафов КРУ-С ЗАО 'А льаои  СЭМЗ*

Линия 10(6) кВ. Схем а электрическая 
принципиальная(начало)

С тад и я Л ист

26

Л истов

Проектный институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО г. Иваново

^  Формат АЗ
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„ Поз. 

обозначение Наименование Кол. Примечание

SBC Выключатель КУ201102 УЗ; 220В ТУ16-93.БКЖИ.642245.001ТУ 1 черн, цвет толк.

SBT Выключатель КУ201202 УЗ; 220В 7У16-93.БКЖИ.642245.001ТУ 1 красн. цвет толк

SC1 Выключатель клавишный SWR-78 1 цвет черн.или синий

SF2 Выключатель автоматический АП50Б-2МТУ3.1 ;410хЗ,5;2П ТУ16-522.139-78 1

XS1 Розетка У86РБс вилкой У87РБ Т У 16-526.463-79 1

ХТ-1...133 Рядовая клемма WAGO с зажимом CAGE CLAMP 133

ХТ1-1...40 Рядовая клемма WAGO с зажимом CAGE CLAMP 40

ХТ2-1...8 Рядовая клемма WAGO с зажимом CAGE CLAMP 8

Силовой отсек шкафа КРУ-С

А1 Выключатель вакуумный BB/TEL-10 -2 0 О  У2-42(46) 1 по опросному листу
ИТЕА674152.003ТУ Геркон 3817 GUNTHER

EL1 Лампа М036-25 ТУ16-88 ИКАФ.675300.001ТУ 1
с патроном Е27ФпП-01УХЛ4 ГОСТ2746.1-88

FV1...FV3 Ограничитель перенапряжения ОПН-KP/TEL О У Х Л 2 3 □-класс напр-ясети
ИТЕА.674361.101ТУ уточняется по опрлисту

“ Поз; .
обозначение Наименование <ол. Примечание
SP1,SP2 Выключатель путевой ВП19М21Б421-67У2.15 2

ТУ16-526.516-83

SQ1.SQ2 Переключатель ПВ01.04.1.0. УХЛЗ 2 по опросному листу
ТУ16-99 ИКЖМ.674251.001

ТА-А.В.С Т  рансформатор тока ТЛК-10 УЗ □  /5А 0,5/10Р 3 □-1н.перв.угочняется
ТУ16-517.387-79 по опросному листу

TA3...Z7 Трансформатор тока ТЗЛМ-1 ТУ16-517.390-80 *4 М-максимальное кол-во
по опросному листу

Y1.Y2.Y4 Замок ЗБ-1МУХЛ2 с ключами КЭЗ-1МУХЛ2 и КМ-1УХЛ2; 220В 3 по опросному листу
ВИЛЕ.304261.034ТУ

YA1.YA2 Электромагнит С33839 2

ТП 407 - 3 - 656.01 ЭП2

ГШ1ГЯШИПМ1 ПТмЯ шгТ М Я  пя я
Привязан гип

Нач.отдела
Исполн.

Осипов
Осипов
Курилова

Р П  10(б)кВ , с о в м е щ е н н ы й  с  Т П  1 0 (6 )/0 ,4 кВ  
для городских электрических сетей и промпредприятий 
н а  б а зе  ш ка ф о в  К Р У -С  З А О  'А л ь с т о м  С Э М З "

Стадия Лист

28
Листов

Исполн. Гордова
Исполн. Михеенко

Линия 10(6) кВ. Схема электрическая 
принципиальная (окончание)

■Инв. №
Проектный институт 

ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 
г. Иваново// аЛбвХ-ПЛ То СЬгтпмят АЯ
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IБ п и ы е р

Тазовая Ступень latum*1

Б т м ж с р

■ П е р в р у м "

Б п о ш р

Т ( о « р о п ь
цепей
иразпвав'

'З а л и т а
о т  л у г а м *

С п и гае р- 
■Защнга от замыканий чаземмГ

Лаи»
поп аисиия

" о п п о ч е н а Г

Л а м п )ПОЛОЖС11КЯ

Л а и < а  Тямркирп 
Литомат елпихем’

Пист1№|кж.
О сипов

Курилова

Г о р д о в а

М и х е е н к о

П о дпи сь

ш -

щ .

йШ

ТП 407-3-656.01 ЭП2

РП 10(6}кВ, совмещенный с ТП 10(6)/0.4кВ 

для городами зпелричесюа сетей и промлредприятй 

на базе шкафов КРУ-С ЗАО 'Альстом СЭМЗ*

Л и н и я  1 0 (6 )  к В  к  т р а н с ф о р м а т о р у . С х е м а  
э л е к т р и ч е с к а я  п р и н ц и п и а л ь н а я . Д л я  с х е м ы  
э л е к т р и ч е с к и х  с о е д и н е н и й  2 а  (н а ч а л о )

С та д и я Лист.

2 9
Листов

Проектный институт
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
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31
Поз.

эбозначение Наименование <ОЛ. Примечание

А2 Блок управления BU/TEL-220-05A У2 ИТЕА468332.021ТУ 1

АЗ Блок питания BP/TEL-220-02A У2 ИТЕА.436535.005ТУ 1

А4 Блок разделения и размножения сигналов PR/TEL-220-03 У2 ИТЕА.468353.008ТУ 1

HL1 Лампа индикаторная СКЛ-12.Б-Ж-2-220 ЕНСК. 433137.012 ТУ 1 желтая

HLG Лампа индикаторная СКЛ-12.Б-Л-2-220 ЕНСК. 433137.012 ТУ 1 зеленая

HLR Лампа индикаторная СКЛ-12.Б-К-2-220 ЕНСК. 433137.012 ТУ 1 красная

КА1.КА2 Реле тока РТ40/1 1УХЛ4 Т У 16-523.468-78 2 I ~| -1уст. уточняется 
по опросному листу

КАЗ.КА4 Реле тока PT40/I IУХЛ4 Т У 16-523.468-78 2 |__|-1уст. уточняется
по опросному листу

КА6 Реле тока PT40/I 1УХЛ4 Т У 16-523.468-78 1 |__| -1уст. уточняется
по опросному листу

КА7 Реле тока РТ40/0.2 УХЛ4 ТУ 16-523.468-78 1 вариант 1

КА7 Реле тока РТЗ-51 УХЛ4; 50Гц ТУ16-523.602-81 1 вариант 2

КСС.КСТ Реле промежуточное R4-2014-23-1220 с колодкой GZ4 2

КН1 Реле указательное ПРУ1-11-85842-40УЗ ПРУ1 ТУ 1 0,025А=1

КН2 Реле указательное РЭУ11Б-11-5-40УЗ; 0.01А потока ТУ1Ш7.022-85 1

Привязан

J d H B j

Поз.
обозначение Наименование Кол. Примечание
(Н4.КН16.КН21 Реле указательное ПРУ1-11-85012-40УЗ ПРУ1 ТУ 3 0,1 А=1

<Н9,КН12,КН13 Реле указательное ПРУ1 -11 -85012-40УЗ ПРУ1 ТУ 3 0,1 А=1

кню Реле указательное ПРУ1-20-85842-40УЗ ПРУ1 ТУ 1 0,025А=1

КН20 Реле указательное ПРУ1-20-35342-40УЗ ПРУ1 ТУ 1 220В, 50Гц

KL2 Реле промежуточное РП 23 УХЛ4; 220В ТУ16-523.483-78 1

KL10 Реле промежуточное РП 11УХЛ4; 220В ТУ16-523.072-75 1

KL12 Реле промежуточное РП 252 УХЛ4; 220В ТУ16-523.483-78 1

КТ1 Реле времени РСВ160 УХЛ4; 220В ТУ16-523.158-79 1 (РВ132УХЛ4)

РА1 Амперметр Э8030-М1СИ/5 ТУ25-7536.035-91 1 1 I -1н.пер.уточняется 
-------' по опросному листу

R2.R3.R4 Резистор С5-35В-50-3,9кОМ±10% ОЖО.467.551 ТУ 3

R5 Резистор С5-35В-50-3,9кОМ±10% ОЖО.467.551 ТУ 1

R8 Резистор С5-35В-10-6,8кОМ±10% ОЖО.467.551 ТУ 1

ТП 407 - 3 - 656.01 ЭП2

ДТЯИ ПВВ1
гип
Нач.отдела
Исполн:
Исполн.
Исполн.

Осипов
Осипов 0$:
Курилова
Гордова
Михеенко

Р П  10(6)кВ , с о в м е щ е н н ы й  с  Т П  10 (6 )/0 ,4 кВ  
для городских электрических сетей и промпредприятий 
н а  б а зе  ш ка ф о в  К Р У -С  З А О  "А л ь с то м  С Э М З "

Линия 10(6) кВ к трансформатору. Схема 
электрическая принципиальная. Для схемы 
электрических соединений 2а (продолжение)

Стадия Лист

30
Листов

Проектный институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
Формат АЗ
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П ам п а положения 
'В и в о ч е и о *

П а н д а  п о л о м и м"Отличено"

Л а й л а  
" Б л и и м р и е  

поднят. 
А в т о м а т
ОШВОЧСтГ

С и гн а л  
"З ащ ита о т  Дутовых

С я н а л
Контроль
ц еп ей
)лравлеме>*

С т а л  
"Защита от 
лиънаый
л а з е м п о *

Сигнал
*Персгорэпю
пр е д о хр ан и те л я *

З ащ и та
о т  д уго вы х

Ш инки
уп р а в л е н и я м
ав то м а т

Электромагнит
блокировки
рэхъ единителвй

- I t o Н а и м е н о в а н * !о п . П ри м е ча н и е

( L 1 П а к а  |цэжатс(иав С Я И 2  В К 2 - 2 2 Э  Е Н Х  Ш .  012 Т У 1 к е л т а я

H L G Л а м а  « о ж а т о с ш а  c m - 1 2 8 8 2 - Z 2 9 E H C K  4 3 113 7 .0 17  Т У 1 аспсиая

H U t И н д а  и о а т ц к м  О Т - 12  Б -1 2 2 2 0  Н О .  4 3 113 7.6 12  Т У 1 (^ а с н а а

К А 7 ®епа г а к а  P T - K V 0 2  У Х Л 4 . М Г ц  Т У 1 6 4 2 1 6 0 2 - 8 1 1 е а р н а н П

К А 7 ^е л я  то к а Р Т З - 5 1 У Х Л 4 :5 0 Г и  Т У 1 6 - 5 2 3  6 0 2 -8 1 1 е а р и а и т г

и ц е а д а R e n a  ук аы те ты н о е  Л Р У М 1 - 8 5 0 1 2 - 4 0 У Э  П Р У  1 Т У 3 (0 -1 A J

К Н 9 ’ о л я т а а г е л ь н о е  П Р У  М 1 -8 5 0 1 2 - Ш У З  Л Р У 1  Т > 1 B.IAI

S C I вы клю чатель т а а и е я м !  S I V R - 7 8 1 и к т ч е с ы . м г и а м *

S F 1 1 > я к а 1 п а л а 1 а п к а М А Ю Ь 2 № 3 .1 .( Ы 5 2 П Т П 6 Я 2 .1 3 9 7 ! 1

X S 1 Р а м т к а  У 9 6 Р Б С  в и т о й  У 8 7 Р Б  Т У 1 8 -5 2 6 .4 6 3 -7 9 1

Х И Л Р о д о ва я  к л е м м  W A G O  е  а ш м о м  C A G E  C L A M P 7 0

а м ._ 4 с ’ я д с и а * клем м а W A G O  с  а з я м о м  C A G E  C L A * I P 4 0

K T 2 - 1 - 8 Рв д о в а я  т е м н а  W A G O  с  j b x m i i c m  C A G E  C t A M P в дпм дамюебя— 
n g i M I l M v 1

С и л о в о й  о тс е в  с х о ф а  К Р У - С

А 1 В и д н а я » .  щ щ / в и В Н -ш а с а Н  1 7 3 И 0 И 1 Ш 4 2 Ш Й 7 Т У 1 П о н я т а я  г о  а р .  гисту

a i ^ п и х в т у « л м » и д э : т у : г г э с « Е 2 ? > з « е т л ш а 1 « 1

f i . . f 3 т р е д а р а м п е п » 3 п о  о п р о с н о м у л и сту

S P 2 S w n o a i c n  с у т о с й В Г П Я Д 1 Ы 2 1 -6 1 Л 1 5  ТУ16-52631&43 1 п о  о п р о с н о м у пм сту

S Q 1 П е г е д о ш е а  Г Ш - М Л . а  У Х Л 17У 16 -9 9  И 0 Й 4 .6 7 С 5 1.С С 1 1 п о  о п р о с н о м у л и сту

S Q 5 M e p o M n m a t e f b  M l 110 1Л  >ХП3.011А<Б| T Y 1W 2 S 3 2 9 -T J 1 С и гн а л ь н о е  у с т -в о

Г А З . T M Т р а н сф о р м а то р  топа Т З Л М -1 Т У 1 6 - 5 Т 7 .Э Ж Д О •2 7 в к я м » о о я и
«ратд оо*>т< см

Y 1 . Y 2 эихЗБ-ЯПНВс с п м  В П Ю Т  г  w a t t  Е Й  И Ш 2 Ш П 2 п о  о п р о с н о м у л и с ту

Y A 1 Электром зпятт С 3 3 8 3 9 t

1 . Настоящий т-ерте* осстеелеи на основами чертежа 
ИЮКМ.65634Э.019 ЭЗ на камеры сери КРУ-С ЗАО
Альстом СЭМЭ. ретоменаувмыя схемы ИЮКМ.6КМ3.019-06.07.06

2. У КА7 в скобках даны иоыера контакте* для РТЗ-51 (вариант 2)
3. Ряд зажимов шкафа см. чертеж №407 - 3 - 656.013(12 лист 63.

ТП 407-3-656.01 ЭП2

3 4

т л т т т л т л ш т т т я

Привязан

Инв. №

гип
Н а ч . о т д е п а  О с и п о в

И с л о л н .

И с л о л н .

О с и п о в .

Курилова
М и х е е н к о

РП 10(6)кВ, совмещенный с  ТП 10(6]/0.4кВ 
для городам  электрических сетей и промпредпркяпн 
на базе шкафов КРУ-С ЗАО ‘Альстом СЭМЗ*

Л и н и я  1 0 ( 6 )  к В  к  т р а н с ф о р м а т о р у . С х е м а  
э л е к т р и ч е с к а я  п р и н ц и п и а л ь н а я . Д л я  с х е м ы  
э л е к т р и ч е с к и х  с о е д и н е н и й  2

Стадия Л и с т

3 2

Л и с т о в

Проектный институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
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-ЕАР(-ШАЗ) 

. ЕНВЩШС)

S15 S13

+ЕВ(+ШБ)

-Щ -Ш Б)

EELIQ IUO )

Собственная секц ия 

-36В

EPFflilAMP)

EAF(-UJA3)

ЕНВ(ВШС)

ЕЕЦ(2Ш О)
” Т “  S C I Б »  ~Т~

1723 ^  725 О .  724|

| ! '  « I  8® » — ]

1 т< 2̂

YA1

И « А м

YA1
812 П  2

Цели

освещения

Электро

м а г н и т

блокировки

SA1N
ПК16-12X6006

С о е д о е » м в | П олож ение р у го н п м

Трансформатор напряжения' 

-секционный разъединитель 

(Для схем главных цепей 25.25.1)

т а к т о в

ЕЕ
JfcL.

А
з ш .13.U
15-16
1 7 - 1 8-щ г
21-22

Т Я Г

сака  какая в »  « а

Ёэ п »Ш!к=я1е 2 Ё э1
Е Я  в  Е 9  *354И 1  И Я

в в в в а в а

в а Е т к 9 к а

SQ 3 \  

YA1

------------ 7
Y2. SQ 2 V ---П .

-------ГЧ-||. — ' М 1'

— .— |i- [ К га
Y1.SQ1

1. Настоящий чертеж составлен на основании чертежа 
июкм.656343;047 33 на камеры серии КРУ-С ЗАО  
Альстом СЭМЗ.

2. Рады зажимов камеры см. чертеж 
Т-3-656.01 ЭП2пист52.

■МММ“ тя̂̂ш
T fl 407 - 3 - 656.01 ЭП2

Rfflfll1ЯЯ! ГЯ5 Ш И Н  ПЯЯ
Привязан ГИ П О сипов г\ 0 РП ККвув, совмещенный сТП 10(6)/0.4кВ С тад ия Лист Л истов

Нач.отделэ О сипов длягородтэлекгричесмиспениграацредлрияпм 
на базе шкафов КРУ-С ЗАО 'Альстом СЭМЗ* Р 33Исполн- Курилова

Исполн. М ихввнко
Трансформатор напряжения 10(6) кВ и цепи 
секционирования шинок. Схема электрическая 
принципиальная (начало)

П р о е к т н ы й  и н с т и т у т  

Г И П Р О К О М М У Н Э Н Е Р Г О  
г. И в а н о в о1 _Инв. №________ I ____

Формат А 3
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_ Поз. 
обозначение Наименование Кол. Примечание

HL1 Лампа индикаторная СКП-12.Б-Ж-2-220 ЕНСК. 433137.012 ТУ 1 желтая

(Н4ЩКН9,КН16 Реле указательное ПРУ1-11-85012-40 УЗ ПРУ1 ТУ 4 (0,1А)

КН12 Реле указательное РЭУ11-20-85822-40 УЗ ТУ 16-647.022-85 1 ( 0.016А)

KL7 Реле промежуточное РП 23 УХЛ4,220В ТУ16-523.483-78 1 4разм. 1замык.

KL11 Реле промежуточное РП 23 УХЛ4,220В ТУ16-523.483-78 1

КТ11 Реле времени РСВ 160 УХЛ4.220В ТУ16-523.158-79 1 (РВ 132УХЛ4)

KV1,KV2,KV3 Реле напряжения PH 54/160 УХЛ4 ТУ16-523.500-83 3

KV5 Реле напряжения PH 53/60Д УХЛ4 Т У 16-523.500-83 1

PV1 Вольтметр Э365-1[Ц|/100В ТУ25-04.3720-79 1 | | -ипер
1------ 1 по опросному листу

R11 Резистор С5-35В-50-3,9кОм±10% ОЖО.467.551 ТУ 1

S8...S10,S12,S15Выключатель ПВ2-16/МЗ; исп.З ТУ16.642-051-86 5

S11.S13 Выключатель ПВЗ-16/МЗ; исп.З ТУ16.642-051-86 2

SA1N Переключатель ПК16-12Х6006 УЗ ТУ3428-005-03965790-94 1

SC1 Выключатель клавишный SWR-78 1 Цвет черн, или синий

„ Поз. 
обозначение Наименование Кол. Примечание

SF1 Выключатель автоматический АП50Б-ЗМТУ3.1 ;4,0хЗ,5; 1 П(2П) ТУ16-522.139-78 1

SF2 Выключатель автоматический S281UC-C-3.0 с блок-контактом S-H11 1

XS1 Розетка У86РБ и вилка У87РБ Т У 16-526.463-79 1

ХТ-1...105 Рядовая клемма W A G O  с зажимом C A G E  CLAM P 105

ХТ1-1...48 Рядовая клемма W A G O  с зажимом C A G E  CLAM P 48

Силовой отсек шкафа К Р У-С

EL1 Пампа МОЗб-25 ТУ16-88 ИКАФ.675300.001ТУ с патроном Е27ФпГИ)1УХП4 ГОСТ2746.1-88 1

F1...F3 П редохранитель ПКН 001-10УЗ Т У 16-521.194-81 3

FV1...FV3 Ограничитель перенапряжения ОПН-KP/TEL О У Х Л 2  ИТЕА.674361.101ТУ 3

R 1 ...R 4 Резистор С5-35-100-150 Ом±5% ОЖО.467.551 Т У 4

SP2 Выключатель путевой ВП19М21Б421-67У2.15 ТУ16-526.516-83 1

801,802,803 Переключатель ПВ01.04.1.0.УХЛЗ ТУ16-99 ИКЖМ.674251.001 По опросному ли сту
T V Трансформ атор напряжения 3 х  ЗНОЯ 0.6 -| | 1 Уточняется 

по опросному листу

Y1 .Y2 Замок ЗБ-1МУХЛ2 с ключами КЭЗ-1МУХЛ2 и КМ-1УХЛ2; 220В ВИЛЕ.304261.034ТУ По опросному ли сту

YA1 Электромагнит С33839 1

ТП 407 - 3 - 656.01 ЭП2

R ffl ГЩВ1ГЖЯ ГРТТЯ ШУМ Я П?В1
Привязан гип Осипов РП 10(6)®. совмещенный с ТП 10(6)/0,4кВ Стадия Лист Листов

Нач.отдела Осипов для городских зпектрических сетей и промпредприятий 
на базе шкафов КРУ-С ЗАО ‘Альстом СЭМЗ" Р 34ИсполН. Курилова

Исполн. Гордова Трансформатор напряжения 10(6) кВ и цепи 
секционирования шинок. Схема электрическая 
принципиальная (окончание)

Проектный институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
Ислолн. Михеенко

Инв. №
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37
„ Поз. обозначение Наименование Кол. Примечание

НА1 Ревун РВФ220У 1

HL1 Лампа индикаторная СКП-12.Б-Ж-2-220 ЕНСК. 433137.012 ТУ 1 желтая

К1Н Реле тока двустабильное РТД11-01-15-40УХЛ4 ТУ16-523.601-81 1

КНЗ.КН10 Реле указательное ПРУ1-20-85842-40 УЗ ПРУ1 ТУ 2 0,025А

<Н4,КН81КН9,КН1е Реле указательное ПРУ1-11-85012-40 УЗ ПРУ1 ТУ 4 0,1 А

КН12 Реле указательное ПРУ1-20-85822-40 УЗ ТУ16-647.022-85 1 0,016А

K L 1 .K L 2 .K L 8 ,  
K L 9 . K L 1 1 Реле промежуточное R4-2014-23-1220 с колодкой GZ4 5

KL3 Реле промежуточное РП 251 УХЛ4,220В ТУ16-523.483-78 1

KL6 Реле промежуточное РП 252 УХЛ4,220В ТУ16-523.483-78 1

КТ1 Реле времени РСВ17-3; 220В 0.1...10 мин ТУ3425-063-00216823-98 1

КТЗ Реле времени РСВ160 УХЛ4,220В ТУ16-523.158-79 1 (РВ 144УХЛ4)

КТ11 Реле времени PGB160 УХЛ4,220В ТУ16-523.158-79 1 (РВ 132 УХЛ4)

SA1 Переключатель ПК16-12С2034 УЗ ТУ3428-005-03965790-94 1

Привязан

И н в .  №

„ Поз. 
обозначение Наименование Кол. Примечание
W1,KV2,KV3 Реле напряжения PH 54/160 УХЛ4 Т У 16-523.500-83 3

KV5 Реле напряжения PH 53/60Д УХЛ4 ТУ16-523.500-83 1

PV1 Вольтметр Э365-1СЭ100В ТУ25-04.3720-79 1 I I *Unep
1------  по опросному листу

R10 Резистор С5-35В-50-1,0кОм+10% ОЖО.467.551 ТУ 1

R11...R13 Резистор С5-35В-50-3,9кОм+10% ОЖО.467.551 ТУ 3

SA1N Переключатель ПК16-12Х6006 УЗ ТУ3428-005-03965790-94 1

SB1.SB2.SB3Выключатель КУ 201102УЗ; 220В ТУ16-93.БКЖИ.642245.001ТУ 3

SC1 Выключатель клавишный SWR-78 1 цвет черн.или синий

SF1 Выключатель автоматический АП50Б-ЗМТУ3.1 ;4,0x3,5; 1 П(2П) ТУ16-522.139-78 1

SF2 Выключатель автоматический S281UC-C-3.0 с блок-контактом S-H11 1
XS1 Розетка У86РБ и вилка У87РБ Т У 16-526.463-79 1

ХТ-1...105 Рядовая клемма WAGO с зажимом CAGE CLAMP 105
ХГ1-1...40 Рядовая клемма WAGO с зажимом CAGE CLAMP 40
ХТ2-1...8 Рядовая клемма WAGO с зажимом CAGE CLAMP 8

ТП 407-3-656.01 ЭП2

В М 1 Д Я ц !!д М Я 1ШЯ!ЯГЯЯ
гип
Нач.отдела
Исполн;
Исполн.
Исполн.

Осипов
Осипов
Курилова
Г ордова
Михеенко

Р П  10 (6 )кВ , с о в м е щ е н н ы й  с  Т П  10(6)10 ,4x8  
для городских электрических сетей и промпредприятий 
н а  ба зе  ш к а ф о в  К Р У -С  З А О  "А л ь с то м  С Э М З "

Трансформатор напряжения 10(6) кВ с цепями 
сигнализации. Схема электрическая 
принципиальная (продолжение)

Стадия Лист

36
Листов

Проектный институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
0 4  4$ Формат АЗ
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Поз.
обозначение Наименование Кол. Примечание

Силовой отсек шкафа КРУ-С

EL1 Лампа МО40-25 ТУ16-88 ИКАФ.675300.001ТУ 1
с патроном Е27ФпП-01УХЛ4 ГОСТ2746.1-88

ТУ16-521.194-81
F1...F3 Предохранитель ПКН 001-10УЗ 3

FV1...FV- Ограничитель перенапряжения ОПН-КР/ТЕ1_[ШУХЛ2 3 только для схемы 13.1
ИТЕ А.674361.101 ТУ I I -класс напр-я сети

уточ-ся по опросн.листу

R1...R4 Резистор С5-35-100-150 Ом±5% ОЖО.467.551 ТУ 4 По опросному листу

SP2 Выключатель путевой ВП19М21Б421-67У2.15 1
ТУ16-526.516-83

SQ2 Переключатель ПВ01.04.1.0.УХЛЗ 1 По опросному листу
ТУ16-99 ИКЖМ.674251.001

TV Трансформатор напряжения 3 х ЗНОЯ 0.6 - □ Уточняется
по опросному листу

Y2 Замок ЗБ-1МУХЛ2 с ключами КЭЗ-1МУХЛ2 и КМ-1УХЛ2; 220В 1 По опросному листу
ВИЛЕ.304261.034ТУ

ТП 407 - 3 - 656.01 ЭП2

Изм. Коп.уч. Лист №док. Подпись Дата

Привязан гип Осипов г\ л РП 10(6)кВ, совмещенный с ТП 10(6)/0,4кВ Стадия Лист Листов
Нач.отдела Осипов UZJZ для городских электрических сетей и промпредариятий 

на базе шкафов КРУ-C ЗАО 'Альстом СЭМЗ' Р 3 7Исполн: Курилова
Исполн. Гордова Трансформатор напряжения 10(6) кВ с цепями 

сигнализации. Схема электрическая 
принципиальная (окончание)

П роектны й институт 

ГИ П РО К О М М УН ЭН ЕРГО  
г. И ван ово

Исполн. Михеенко fvtlf'
Инв. №

J j Формат АЗ
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€ЕН (Э Ш С ) -ЕН (-Ш С )

703

+ЕН  (+Ш С)

701

КН4

-^ о —
3 5

HL1

КН4

2
909

ТАЗ

I И 1 И2 I

Н431

I Т А Л  I

m uИ1 №
Н432

ЕА(ВШ )

SP 2

r V 711

YA1
812 П  2iQ

601 / Y4N
606

612
.  SQ1  

>  _ 602
ТТ| Т2

686
I

688

682 684
зГ+Бг

1 201

EEL1(1UK>) EEL2(2UIO )

l

Лампа 

* Блинхер 

не поднят."

Блинкер 

"Защ ита 

от дуговых 

замыканий"

Трансформатор

тока

В  схему 

ввода № 1(2)

Резерв

Цепи
оперативной
блокировки
заземлителя

SQ1

Резерв

Защ ита 
от дуговых 

замыкан»!

(в схему ввода)

Цели

освещения

Кабельная сборка

Hoi
обозначен* Наименование <ол. Примечание

1

HL1 Лампа индииторная СКП-12.Б-Ж-2-220 ЕНСК. 433137.012 ТУ 1 желтая

КН4 Реле указательное ПРУ1-11-85012-40УЗ ПРУ1 ТУ 1 0,1 А

SC1 Выключатель клавишный SW R-78 1 Цвет черный или синий

XS1 Розетка У86РБ с вилкой У87РБ ТУ16-526.463-79 1

ХТ-1...105 Рядовая клемма W AG O  с  зажимом C A G E  CLAM P 105

ХТ1-1...48 Рядовая клемма W AG O  с  зажимом C A G E  CLAM P 48

Силовой отсек шкафа КРУ-С

EL1 Лампа М 036-25 ТУ 16-88 ИКАФ.675300.001ТУ 1

с  патроном Е27ФПП-01УХЛ4 ГОСТ2746.1-88

SP 2 Выключатель путевой ВП19М21 Б421-67У2.15 TY16-526.516-83 1

SQ1 Переключатель ПВ01.04.1.0. УХЛЗТУ16-99 ИКЖМ.674251.001 1

TA3..V7 Трансформатор тока ТЗЛМ-1 ТУ16-517.390-80 5* Массииальное кол-во 
по опросному листу

Y1 и̂жЗБ-1ЫУХЛ2сш№аш КЗЗ-1КУХЛ2 ■  №1К(Л^ 2203 ВИ1ЕЗ(М261.034ТУ 1 По опросному листу

YA1 Электромагнит C33B39 1

1. Настоящий чертеж составлен на основании чертежа 
ИКЖМ.656343.053 33  на камеры серии КРУ-С  
ЗА О  Альстом СЭМ З. рекомендуемая схема 
ИЮКМ. 656.343.053-007

2. Рады зажимов камеры см. чертеж 
407 -  3  -  656.01 ЭП 2 лист 55.

ТП 407 - 3 - 656.01 ЭП2

ГСЕТТЯ Т Я ГЛ  lif t B i [ЭЯ1|Ы »Ы !!*!8РЕТЕ1 ________________________________________________
Привязан

тип О сипов / О  1 РЛ 10(6)18, совмещенный сТП 10{буо,4кВ Стадия Л ист Листов

Нач.отдвла О сипов дляпзродежапмтртяисет^ипромгреяррияпй

на базе шкафов КРУ-С ЗАО "Альстом СЭМЗ" Р 38Исполн. Курилова

Ислолн. Михеенко Кабельная сборка. Схема электрическая 

принципиальная
Проектный институт 

ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 
г. Иваново

j /
I Инв. №

5 ^  Формат А з



15
З&ШЭЧЕКК Наименование Кол Примечание

Ш каф релейный

н и Лампа индикаторная СХЛ-11Б0К-2-220 ЕНСК. 433137.012ТУ 1 желтая

КЗ Реле ЕЛ-11УЗ; IK Z J B ;  50ГцТУ16-88ИЕУВ647532.0(НТУ 1 EZD -го напряженно ТСН

OIIJKKZJM Реле указательное ПРУ1-11-85012-40УЗ ПРУ1 ТУ 3 0.1А

P I Счетчик СЭТЗа-02-ОЗ 523.СЭТ3110.000ТУ 1

S C I Выключатель клавишный SW R-78 1 Цвет черный или синий

.

SF1 Выключатель автоматический ВА57-35-341110-20 УХЛЗ. 1

660В. 50Гц. 1н.р =100А ТУ16-90ИГПН.641453.098ТУ

SF2 Вьаончатель аагоиаттесп1 АП50Б-ЗИ1УЗЗ̂ Ок10̂ П ТУ16-522.13975 1

SF3 Вмомчатьаз1ав1теоейАЛЯ1Б-ЗиТУ3325к102ПТУ16622.139-73 1

ТА1-А.0.С Трансформатор 1-0,66-1-0,5-200/5 УЗ ТУ16-717.13Э-83 3

XS1 Розетка У66РБ с вилкой У87РБ ТУ16-526.463-79 1

ХТ-1...Ю5 Рядовая клемма W A G O  с  зажимом C A G E  C LA M P 105

XT-1 ...40 Рядовая клемма W A G O  с  зажимом C A G E  CLAM P 40

Силовой отсек шкафа КРУ-С

E L I Лампа МО40-25 ТУ16-88 ИКАФ.675300.001ТУ 1

с  патроном Е27ФпП-01 ГОСТ 2746.1-08

F1...F3 Предохранитель ПКТ101-1 1 УЗ ТУ16-521.194-81 3 по опросному листу

FU1 Предохранитель пробивной ПП-А/3 УЗ; 220/230 В ТУ16-522.070-75 1 по опросному листу

SP 2 Выключатель путевой ВП19М21Б421-67У2.15 ТУ16-526.51643 1

T1 Трансформатор Т С К С -4 0 О  /0,4 1
| l - по опросному 
ш о у

ТП 407-3-656.01 ЭП2

РП 10(6}«В.оовме1ЦенныйсТП 10(6̂ 0,4x8
/до города» а л е л ^
на базе ш аф оаКРУ-С ЗАО'Альстом СЭМ З'

Трансформатор собственных нужд. Схема 

электрическая принципиальная
П р о е к т н ы й  и н с т и т у т

Г И П Р О К О М М У Н Э Н Е Р Г О  
г .  И в а н о в о

( Ь п п м я т  А З

С т а д и я Лист

39

Листов
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33 в цепь отключаем
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Е01(ШД1) |*ЕС(»ШУ)
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Линия к Т1 (схемз№2а)
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Е01РД 1) 

14
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13

201

C SP1.SP2— I
^  | аз вцаьстиютенм

КН4

701
'jT ’isiLJTJ

SP 1 .SP2 -1

t W -
711

ШкэфТСНПИ

SP2

В  шкаф кабельной сборки1

I— «7011 П  I 96 ♦  711

p rS T iL P l 5^6

Шкаф кабельной сбором

SP2

В  шкаф ввода №1

__КН4 gp2

jsW f i sw 3

Ш юфТН№2

В  шкаф 
ввода №2

Е02(ЩД2)

§  1 14 
SF2

♦ ЕС(*Ш У)

7
V S F 2

8

I---SP2-7011 П  1909 « 711

Отходящая линия

р »  S P tS P 2 — |

Е02(ШД2)
14

K S F 2  
13

Ж

- г Ч

C SP1.SP2— I

201

вц«ль отключения

701 г : т г ” Г Т 1jT46U_j2J 5^6
711

Шкаф ввода 2

+ЕС(+ШУ)

7
SF2
8

Е02(ЩД2) -Eq-ШУ)

C SP1.SP2— I

13
SF2

14
KL1F

J 2 L _ n ____ 2 J
11L J 12

9
\S F 2

10

Всяем еш аф а 
т е п л о й  соорм 2 

В схеме 

шкафа ТСН2

г—  SP1.SP2----- П а Т " 1
I 043 в цепь отключемтя

li^ e T U ij [T_6j 3 4

ШкафТСН№2

SP2

8  шкаф кабельной сборов

7 0 1 Г  ___П
T T S e iU

— , SrZ  
I 196 « 7 1 1
---------ь Ч г

Линия кТ2 (схема№2)

В  цкаф  
ввода№2

ЕО201Щ2)

§  | и

КН4 ер,
7011 П П  96 ,  71111 _ П_196 L.711^ T S f i U z j  5̂ *6

Шкаф кабельной сборок 2

В  шкаф ввода №2

___Ю И - р ,

701Г  П~1 909° « 711l l  П  I 909 *  71

Линия «72 (схема№2а)

♦Eq+ШУ)

7
V :

[7
SF2
8

Е02{ЩД2) *Eq«U iy)

§  1 
К!

C SP1,SP2-|  

- * - 1
201

14
SF2
13

C SP1.SP2— I  •^  | за вцаьошючвт

КН4

701 Г - Г р .  Г  Г 1
i j ^ e i U z j — 1— 5 ^ 5 — 1

711

Шкаф ввода 1

+ЕСС+ШУ)

7
V SF 2

8

Е01(ЩД1)

Т

-E q -шу)

C SP1.SP2-1

T V — *

V  SF2 
14

201
HSP2 Т

■ +t V

Р ?  I 

Т Т _ * ? 1

KL1F

9
SF2
10

i i 0 i 2

В  схема шкафа 
кэ сальной опорки 1 

В  схема 
шкафа ТСН1

г -  s p i .s p 2— « П а Р
I 043 в цель отключения

0,Г~ П? 7111l ^ i U T j  I T T J  3 4

Шкаф CP и THNtl

E Q IW fll)

§ | l4
V S F 2

В шкаф SP2 it *  
варда№1 J  « ; 1

KH4 -p _

7 0 1 Г  “ П П  S W7011 П  1909 *  
— — 3 ^

711

Q

Шкаф «пленного вынкмателя

E D I ED2 •E q -ШУ)

17
SF2

la
SEZV

1 ^ г о б Г - .  
” Г * 5

VD1

114'т е

S F 2 \

12014

16^517^*^8,

420Ц

В  стоме
/  шкафа 1НГ

1 Г  VO I KL1F
I М-7 1213-1 Г У Т  ~1203

H  i Л 'Л  Г
м -м .

KL14 U 2  _ ]?!£ . -Щ  

207

l i i \  Ll0_97_a_j 
KL1F 203

L f l 2 j
11U 12

7
V SF 2а

7 В

KL1F
07 ^  043

9 10

3 4
В схеме 
ш к а ф а  I H 2

1 .Настоящий чертеж составлен на основании чертежа 
ИКЖМ.674512.001.1 ЭЗ на камеры серии КРУ-С ЗАО 
ALSTOM  СЭМ З

2. Данную схему рассматривать совместно со схемами 
принципиальными прилагаемых шкафов.

3. Перечень аппаратуры сылрилагаемый перечень элементов 
соответствующего шкафа.

ТП 407 - 3 - 656.01 ЭП2

ГСЕТЯ И Т П  CTiT31 ГЕТЕ1

П ривязан гип Осипов РП 10(6)1(8, совмещенный с ТП ККбуо.ДкВ 
дгшлфсщошэпепричесшсетейигфштредпри̂  
на базе шкафов КРУ-С ЗАО 'Альстом СЭМЗ*

Стадия Лист Листов
Нач.отдела Осипов

Р 40Ислолн. Курилова
Ислолн. Михеенко 4 u tJ,

Схема дуговой защиты
Проектный институт

ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 
г. Иваново

F •

I Инв. №
2/ Формат А з
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-380

S F 2 3 & = \

Шинки обеспеченного 
питания

3

SF24&

UGV1
ХТЗ

0-0 г-— Л —Ч 6 0-0

ХТ1 Ч  ХТ1

SF17

+ЕВ(+ШБ)
-ЕВ(-ШБ)

Питание 
цепей 
оператив
ной блоки
ровки разъе
динителей

+ЕВ(+ШБ) в схеме секционного В схеме В схеме 
кабельной

-ЕВ(-ШБ)

У2(ТН)
601-1 ^  <618-1

]?Т_ J 2j [23j424j (И_ V2

+ЕВ(+ШБ) Dv 7 В схеме секционного

601-2

выключателя 

Y2(TH) т---------

В схеме В схеме -ЕВ(-ШБ) 
ввода№2 \ кабельной —

\ сборки

ч^618-2 | ^SQ3j614-2j ^S Q 3|612-2|S Q 1> 1 602-2
ZO (Г1 12|

Оператив
ная блоки
ровка разъе
динителей 
1 секции

Оператив
ная блоки
ровка разъе
динителей 
2 секции

При возможности подачи питания на шины РП 
со стороны отходящих линий необходимо выполнить 
полную оперативную блокировку разъединителей с 
включением в схему соответствующих блок-контактов 
выключателей отходящих линий.

Привязан

Инв. №

Марка
поз.

Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.

Прим.

Камера КРУ-С №22 шкафа низковольтной аппаратуры
SF17 ТУ16-522.139-78 Выключатель АП50Б-2МТУЗ 1 4хЗ,51ном

SF23.SF24 ТУ16-522.139-78 Выключатель АП50Б-2МТУЗ 2 4x101 ном
UGV1 Блок питания комбинирован-

ный БПК-2 1
Камера КРУ-С №10 11) трансформатора напряжения

Y2 ВЛИЕ.304261.034ТУ Замок ЗБ-1 МУ2 1
-- Ключ КЭЗ-1МУ2 1 один на РП

Камера КРУ-С №12 секционного выключателя
SQ2.SQ3 ТУ 16-99И КЖМ .674251.001 Переключатель ПВ01.04.1.0.УХЛЗ 2

Камера КРУ-С №8(16) ввода №1(2)
SQ3 | ТУ 16-99ИКЖМ.674251.001 Переключатель ПВ01.04.1.0.УХЛЗ 1

Камера КРУ-С №6(18) кабельной сборки
SQ1 ТУ16-99ИКЖМ.674251.001 Переключатель ПВ01.04.1.0.УХЛЗ 1

42

1секция 
Б О з Д

10(6)кВ
г

Поясняющая схема
2секция

"* SQSt Д Y2 Д SQ3V1 ' 

! L\*Q(A1) [] L \Q(A1)

TH2 Ввод№2

ТП 407 - 3 - 656.01 ЭП2

ВИЯ ИЯ! 1ШЯПжЩ[шЯ!М Я ПЙ|Я
гип
Нач.отдела
Испопн.
Испопн.

Осипов
Осипов
Курилова
Гордова
Михеенко

Р П  1 0 (6 )кВ , с о в м е щ е н н ы й  с  Т П  1 0 (6 )/0 ,4 кВ  
для городских электрических сетей и промлредприятий 
на  б а зе  ш к а ф о в  К Р У -С  З А О  "А л ь с то м  С Э М З "

Схема оперативной блокировки 
разъединителей. Для схемы 
электрических соединений 2.

Стадия Лист Листов

41
Проектный институт 

ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 
г. Иваново

Аз ( Ь л п м я т  А Я
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1 °  
Q .  C D  С Ю 
* ®  
ш со
О  |
с  Is-  ,s о  I-  ч*

2т
1г
Д

1S
S
Iс

1
а
X

ШД 200 
2Ш0 7 2 4 \  
1Ш0723 \  
-Ш А 3 8 5 г\  
ШАЧР 8 0 5 ^

\|_________ 1
'ч _ г  -----

---------------- 1
11 111 у* -------- -------1
1

ШНсСбЗО^
ШНвВбОО""

14.1 11---------------- 1
1 ---------------- 1

ШНаАбЗО _j________ Л "  " ---------------- 1

ЗВШ 735 _  
ВШ 711 ^

Ш З А 7 0 7 ^ -

1 11— 1
1

- ---------------- 11

1
1 у* 1

ШС 7 0 3 ^ ---------------- 11
-ШС 7 0 2 /  
+ШС 70 1 /"

\ у* - - -- 1 1У* У* 11
Л у* ---------------- 1

-ШУ /  
+ШУ /

У* ---------------- 1

1 3 5 7 9

ШЗП 709

. ©

1. Перед нарезкой длины кабелей и проводов уточнить по месту.
2. Провода шинных перемычек проложить по конструкциям шинного моста.
3. Шинки напряжения (ШНа, ШНв, ШНс) прокладываются только при нали

чии учета на стороне 10(6) кВ.
4. Шинки ШАЧР и -ШАЗ используются только для линий, подключенных 

к АЧР.
5. Шинка ШЗП используется только на линиях к трансформатору и КТП.

Привязан

11 13 15 17 19

ШД 200 
/ 2 Ш 0 7 2 4  
/ 1 Ш 0 7 2 3  
/" -Ш А 3  852

ШАЧР 805 
ШНсСбЗО
ШНвВбОО 
ШНа А630
ЗВШ 735
ВШ 711

ШЗА707 
ФШС 703 
-ШС 702 

/ + Ш С  701 
-ШУ
+ШУ

z(О
о .О)
2
S

ТП 407 - 3 - 656.01 ЭП2

УшЯ ШЯ1 пЯЯ

Инв. №

гип
Нач.отдела
И с п о п н .

Испопн.

Осипов
Осипов
Курилова
Гордова
Михеенко

РП 10(6)кВ, совмещенный с ТП 10(6)10,41(8
дтгорадсюиэпехтрмчеомхсвга
на базе шкафов КРУ-С ЗАО ’Альстом СЭМЗ’

РУ-10(6) кВ. План ШИНОК 
(начало)

Стадия Лист

42
Листов

Проектный институт
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
44  Формат АЗ
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* - только для линии к трансформатору с выключателем
ТП 407 - 3 - 656.01 ЭП2

Привязан гип Осипов Wo\ РП 10(6)кВ, совмещенный с ТП 10(6)/0,4кВ Стадия Лист Листов
Нач.отдела Осипов для городских электрических сетей и лромпредприятий 

на базе шкафов КРУ-С ЗАО "Альстом СЭМЗ" Р 43Исполн: Курилова
Испопн. Гордова РУ-10(6) кВ. План шинок 

(окончание)
Проектный институт 

ГИПРОКОМ М УНЭНЕРГО 
г. Иваново

Исполн. Михеенко

I Инв. №  I
//&&&#¥ - 4J~~ Формат АЗ
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Позиц.

обознач. Наименование Кол. Примечание

Панель ЩО70-ЗМ-24 ввода l(ll) №1(8)
l(ll)FU Предохранитель ППТ-ЮУЗ со вставкой ВТФ-ЮУЗ

Арматура с лампой КМ24-90
Н И АМЕ 321221У2, красный колпак
HL2 АМЕ 323221У2, зеленый колпак
Р АД  РА.В Амперметр Э8030-М1, IZJ5A, 50 Гц
РА.С
PV Вольтметр Э8030-М1, 0...500В, 50 Гц
R1.R2 Резистор С5-35В-25,2,4 KOMt10%
Т А Л  TAB Трансформатор тока ТНШЛ 0,66-0,5-0/5У2
ТА.С

Панель ЩО70-ЗМ АВР №5
KV1.KV3.KV4 Реле РПЛ-12204 А(Б), 220 В, 50 Гц
KV2 Реле промежуточное РП-256УХЛ4,220 В, 50 Гц

присоединение переднее
S T.K V3 Пневмоприставка ПВП-2104А
S T.K V4 Пневмоприставка ПВЛ-1104А
S A Переключатель универсальный УП5314-И53УЗ,

надпись № 42

Привязан

Инв. №
ТП 407 - 3 - 656.01 ЭП2

Изм. Кояуч. Лист №док. Подпись Дата
ГИП Осипов А п РП 10(6)кВ, совмещенный с ТП 10(6)/0.4кВ Стадия Лист Листов
Нач.отдела Осипов KJJL. для городских электрических сетей и промгредприяшй 

на базе шкафов КРУ-С ЗАО 'Альстом СЭМЗ* Р 4 6Исполн. Курилова
Исполн. Гордова Ввод 0,4 кВ трансформатора 

Перечень аппаратуры
П роектны й  институт 

ГИ П РО К О М М УН ЭН ЕРГО  
г. И ван ово

/7

Формат А4
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48

Шкаф ввода и отходящей линии 10 (6) кВ

I Е842/1 I
Е842/1 - преобразователь тока

Шкаф трансформатора напряжения 10(6) кВ 
KV5

Н661

ад Хд
TV-A

ГЛту-в [>~м  
ад Хд I Т  |

1_гч TV-C

ад Хд 
T V -A

А601
х а 

TV-B

и гп _ 1
х а 

TV-C
С601

N601

Е855/2-М1

4к ш в д ш н

О)

| в
, 1 1

Э sСО 2

~220В

SF11

1.1

2.1

1.2

2.2

А630

В600

С630

N630
3.1 3.2

Е855/2-М1 - преобразователь напряжения

ТП 407 - 3 - 656.01 ЭП2

Изм. Км-УЧ- Л и с т №док. П одпись Д ата

Привязан ГИП Осипов РП 10(6)кВ, совмещенный с ТП 10(6)/0,4кВ С та д и я Лист Листов
Н а ч.о тдела Осипов kiAM - для городских электрических сетей и промпредприятий 

на базе шкафов КРУ-С ЗАО "Альстом СЭМЗ’ Р 48Исполн. Курилова ц м .
Исполн. Гордова Схема электрическая подключения 

преобразователей тока и напряжения 
(пример)

П р о е к тн ы й  и н сти ту т  

Г И П Р О К О М М У Н Э Н Е Р Г О  
г. И в а н о в о

Исполн. Михеенко W T
Инв. №

// А ?  £ 0 7  Формат АЗ
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4 9

Х Т 2

9 1 9

2

009 3 009

4

003 5 003

6

033 7 033

8

X
S
ф

i
§

-8-
Ш
3
со

Х Т 1

+ Е С М И У ) 1 + Е С ( + Ш У )

2

- Е С ( - Ш У ) 3 - Е С ( - Ш У ) ■ ч

Ф Е Н ( в 1 Ю ) 4 « Е Н ( « Ш С ) ■ ч
+ Е Р ( + Ш М ) 5

+ Е Н ( * Ш С ) 6 + Е Н ( + Ш С )

7

- Е Н ( - Ш С ) 8 - Е Н ( - Ш С ) к з

_______________ Х П .  ______ I

| е н р ( ш з п ) | 9 Е Н Р Р З П )

10 E A 3 4 3 B U D k — i

Е Н В Г В Ш С ) 1 1 Е Н В Ф Ш С 1

Е Р Ш Ш ) 1 2 E D O U f l i -

1 3

1 4

Е Н А ( Ш З А ) 1 5 s r -

Е А ( В Ш ) 1 6 -

Х Т 1

1 7

Е В Е ( З Ш ) 1 8 E B F ( 3 U I )

1 9

- Е В ( - Ш Б ) 2 0 - Е В ( - Ш Б )

2 1

+ Е В ( + Ш Б ) 2 2 + Е В ( + Ш Б )

E P F ( U I A 4 P ] 2 3 Е Р Р ( Ш А Н Р ;

- E A F ( 4 U A 3 ) 2 4 * Е А Р ( - Ш А З )

Х Т 1

2 5

2 6

- E F 2 7 - E F

E V M K 1 U J M H ) 2 8 E V M 1 ( 1 I U M H )

E V M 2 ( 2 U I M H ) 2 9 Е У М 2 ( 2 Ш М Н )

E V . C f l l J H C ) 3 0 E V . C f l U H C )

Е У . В ( Ш Н В ) 3 1 E V . B ( I U H B )

E V . A ( U J H A ) 3 2 E V . A ( I U H A )

-ERS(-IHPC)

*ERS(+UIPC)
EEL2(2U10)
ЕЕИ(ШЮ)

33
34

36

38
39
40

-ERS(-1UPC)

^RS(+I1JPC)
EEL2(21HO)
ЕЕИ(ШЮ )

К клеммникам ХТ1 
шкафа №5

ПВ114 (1x2,5)

ПВ1 14 (1x2,5)

л. К клеммникам ХТ1 
шкафа №9

К клеммнику Х Т^
V  шкафа №7 ^

\П В З  23 (1x2,5)

1. Данная схема выполнена для шкафа №7, для других шкафов выполняется 
аналогично согласно чертежа плана шинок, см. чертёж №407-3-656.01 ЭП2 
листы 42,43.

2 . По просьбе заказчика междушкафные шинные перемычки заказываются в 
опросном листе на шкафы КРУ-С-10, см. чертёж №407-3-656.01 ЭП2.Я01, лист1. 
* Междушкафные шинные перемычки, прокладываемые по шинному мосту, 
выполняются проводом ПВЗ 2,5.

ТП 407 - 3 - 656.01 ЭП1

Привязан тип О си п ов Hs 1 РП 10(6)кВ, совмещенный с  ТП 10(6)/0,4кВ 

для городских электрических сетей и промпредприятий 

на базе шкафов КРУ-С ЗАО ’Альстом СЭМЗ*

С тад и я Л ист Л и стов

Н ач.отд ела О си п ов
Р 49

Исполн. К урилова й
И сполн. М ихеенко У Ш й Vяг

Схем а меэдуш каф ны х шинных перемычек 
(пример)

Проектный институт
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
t-------■----

I Инв. № I
Формат АЗ
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ХТ2
9 1 9

2
09 3 09

4
003 5 003

6
033 7 033

8

_ХТ23.
ХТ28

ХТ1+ЕС<+ШУ)1 +ес<+шу)
2-ЕС(-ШУ)3 -ЕС(-ШУ)вЕНДШС)4 €ЕН(ШС)♦ладим]5 »ЕР«+)ШМ♦EHHUC)6 +EHMUC)
7-ЕН(-ШС) 8 -ЕЩ-ШС)

„хаз.

...хги-

ПоГ—ЕНР(ШЗП)9 1 ЕНРЩ13П) 1ЕАЗ(ЗВШ]10ЕНВ(ВШС)11ЕЕХШД) 12
13I I
14__

вшива вши

ХТ1
17EBFI3UI)18 EBFI3UI)
19-ЕВ(-ШБ)20 -ЕВ(-Ш6)
21♦Е8(*ШБ)22 +ЕВ<Н116)EPFflUAMP23 EPFflUAMP)-EAF(U1A3 24 -ЕАР(-ШАЗ)

J E S LJ2i±.
JSOL.

ХТ1
25
26-EF(-UI3) 27 -ER-ШЗ)EVM111UNH28 «мкиимн)ЕУШ12ШМН29 ЕМЩ2ШМН]EV.CflUHC]30 Ev.qunc>EV.B01IHB)31 EV.B0JJHB)EVAQUHA)32 EV.AflUHA)

хттв —  ХТ77

XT1
33
34
35-ERS(-UIPC36 -ERSHUPC
37•ERSHWPC)38 •ERSMDPC)EEL2(2UJO)39 EEL2(2UJO)EEL1(1UlO)40 EEL1(1UJO)

Камера №22 

шкафа С.Н.

Камера №10(11) ТН 1 (2) секции 

Камера №12 секционного выключателя 

Камера №6(18) кабельной сборки

1. Клеммник X T  расположен на дне релейного шкафа.
2. Клеммники ХТ1, ХТ2 расположены на задней стенке 

релейного шкафа.
3. Схему электрическую принципиальную шкафа ввода 

см. чертеж 407 - 3 - 656.01 ЭП2 листы 15...18.
4. В скобках указана заводская маркировка .

ТП 407 - 3 - 656.01 ЭП2

I Привязан ГИ П Осипов (Р\ Р ш я РП 10(6)кВ. совмещенный с ТП 10(6)/0.4кВ С тад ия Лист Л истов

Н ач.отдела О сипов <Jw6v3c_ для городских anexiptwecnix сетей и промпредприятий 

на базе шкафов КРУ-С ЗАО 'Альстом С Э М ? Р 50
Испоян. Курилова

_____ Исполн. Михеенко

РУ-10(6) кВ. Рад зажимов шкафа ввода № 1(2)
Проектный институт 

ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 
г. Иваново

Г  1
Инв. № ____

// п л  /"л*  4 У  Ф ппм ат А З
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9 1 9

2
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Й

sX
5
i<D

-0-
2
э

CD

ХТ1
+ЕС(+ШУ) 1 +Щ+ШУ)

2
■

—

-ЕС(-ШУ) 3 -ЕС(-ШУ)
ЭЕН(©ШС) 4 ЭЕН(ФШС)
♦)ЕР«+)ШМ) 5 ;+)ер((*)шм)
+ЕН(+ШС) 6 +ЕН(+11Ю)

7
-ЕН(-ШС) 8 -ЕН(-ШС)

I I X T 1  I  I
Ид! ШИ ■=1.'|ПГ1Л 

■d!l:?l?.^ М Н И В Ш И
I и I I

1 1 В 1 К 9 1 1 Ш 1
ЕИИНЛ Е Л  Е Ш З И
Ш Г7Ш Ш 1И Я И Ш !Ш Ш 1
ИЭ?;:ТПШДД[^^|;]|1М

ХТ1
17

EBF01J3) 18 EBF0U3)
19

-ЕВ(-Ш6) 20 -ЕВ(-ШБ)
21

ЕЕШШЯШИЕЙПШЯИЛЛИта! ИЛИ В'ЭЛД11>АТ1;

I I Х Т 1  I I
Е Ы Ш Ш  Е Я  Е Н Ш Ш П
maiwngiigm или е ш м ш !
-EF(-U13) 27 I -EF(-U13) I
EVMI(IUJMH) 28
Е\Щ2ШМН) 29
ЕУ.дШНС) 30 EV.giilHC)

31 EV.A-KUIHA-1]
1 еувдшнв-п 32 EV.B-I(IUHB-I)

К трансформатору та«а

3 2
S

ем -

s i

У Т^ П С ТУ

S S2

3 9 1 1
п± л

3

ю S

( Г Ш ш Ж Ж Т Ш г Ш О

й

n . L r o n .

s

i \л \л \л\\ т ш \

I XT1
1 33
1 34
I______ 35
I________ I 3 7 I I
Е Щ Е Е Я  E D I  Е Ш 2 3 1  
Ш В Ю Н 1  
U K B l i H

2
£s

1. Клеммник X T расположен на дне релейного шкафа.
2. Клеммники ХТ1, ХТ2 расположены на задней стенке релейного шкафа.
3. Схему электрическую принципиальную шкафа секционного выключателя 

см. чертеж №407 - 3 - 656.01 ЭП2 листы 19...22
4. В скобках указана заводская маркировка аппаратов.

Привязан
Изм. |Кпл.уч. Лист |№ до*.

т а
гип Осипов
Нач.отдела Осипов

Инв. №

Исполн.

Исполн-

Исполн.

Курилова

Гордова

Михеенко

Дата

ТП 407-3 -656 .01  ЭП2

РП 10(6)кВ, совмещенный сТП 10(6У0.4кВ Стадия Лист Л И С Т О В

для городсхих электрических сетей и прсмпредприятий 
на базе шкафов КРУ-С ЗАО 'Альстом СЭМЗ* Р 51

РУ-10(6) кВ. Рад зажимов шкафа секционного Проектный институт
выключателя ГИПРОКОММУНЭНЕРГО

г. Иваново
J~JL Формат АЗ
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53

XT21
2
3
4
5
6
7
В

XTJ1 +ЕС(Ч8У)
2
3 -ЕС(-ШУ)
4 ФЕНСвШС)
5 (+)ЕР((+)ЩМ1
6 +ЕЩ+ШС)
7
8 -EHfUJCi

Х Т1

9 Ё Н Р О и З П )

10 ЕА З(ЗВ Ш )

11 ЕН В (В Ш С )

12 Е О (Ш Д )

13

14

15 i EH A0U3A1

16 Е А (В Ш )

XT1
17
18 EBF(3ll)119 -ЕВ(-ШБ)
20 -ЕВ(-ШБ)
21 ■ЕВМИБ)
22 •Щ+ШБ)
23 ЕРГ-(ШАЧР)
24 -EAF(-UJA3)

ХТ1

25 E V .A (lU H a )

26 ЕУ,В<Ш НЬ)

27 -E F j -Ш З)

28 EVM1(1IJUMM)

29 ЕУМ2(2Ш МЧ)

30 EV.CJUJHc)

31 m < Я

32 Е ‘У.А (Ш Н а)

___ ™___ 133
34
35
36 -ERS(-UIPC)37
38 ИАШШ
39 ■^шпг.и
40 | EEL1(1lllO)|

_____ / Т \ Камера №16 ввода №2
, Q  Vw / Камера №12 СВВ ,

§
s § £

S
а юа О

со
<N § § 1 1 СО

СО

- <4 <о£ 12 76 77 S 5 со8 3 £ £ fe8 8 S 55а 3 £ £ 3 а 3 3 8 О S о 3 8

8 1 8 о ю 200 723 £Я «О р g 55* о соN 3 1 3 1 I сосо1 1 « § § I i

 ̂  ̂ <2

U

ф

1. Клеммник XT расположен на дне релейного шкафа.
2. Клеммники ХТ1, ХТ2 расположены на задней стенке релейного шкафа.
3. Схему электрическую принципиальную шкафа трансформатора 

напряжения 2секции см. чертеж №407 - 3 - 656.01 ЭП2 листы 35...37.

2
2.«£
3

«МММ «МММ штттшт«МММ« мммм

ТП 407 -3-656.01 ЭП2

ПЙЯ113ЯЙ1 fiffil ИЭ!Й1 tifflfflfti РЯи
Привязан тип Осипов S Z s  I) РП 10(6)кВ, совмещенный с ТП 10(6)/0,4кВ С та д и я Л и ст Л истов

Н а ч.о тд ела О сипов \ 0 U L- ' для городских электрических сетей в промпредприятмй 
на базе шкафов КРУ-C ЗАО 'Альстом СЭМЗ" Р 53

И слолн. Курилова

Исполн. Михеенко
РУ-10(6) кВ. Ряд зажимов шкафа трансфор
матора напряжения 2 секции

Проектный институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
/ 1

1 Инв. №______ I
Формат АЗ
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Только для

о о 8 3 8

1. Клеммник XT расположен на дне релейного шкафа.
2. Клеммники ХТ1, ХТ2 расположены на задней стенке
3. Схему электрическую принципиальную шкафа ТСН 

см. чертеж №407 - 3 - 656.01 ЭП2 лист 39

релейного шкафа.
«МММ

ТП 407 - 3 - 656.01 ЭП2

Привязан гип Осипов РП 10(6)кВ. совмещенный с ТП  10(6)/0,4кВ С тад и я Лист Л истов
Н а ч.о тдела Осипов для городских электрических сетей и промпредориятий 

на базе шкафов КРУ-С ЗАО "Альстом СЭМЗ" Р 54
Исполн. Курилова
Исполн. Михеенко

РУ-10(6) кВ. Ряд зажимов шкафа трансфор
матора собственных нужд

Проектный Институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
'

1 Инв. № 1
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ХТ1
2
3
4
Ь чЗф Фс)
6
1
8 -ЕН(-ШС)

ХТ1
9 -ЕН(-ШС)
16 +ЕСХ+ШУ)и
12 -ЕСН11У)
16 +ЕН(+ШС)
14 $>ЁН(ФШС)
15 ЕЙАШ13А)
16 ЕА(ВШ)

ХТ1
ЕЕПТ1ШО)

16 EEL2(2UIO)
1Й EPRUJA4P)
26 -EAF(-11JA3)

« — 21 ЁЙЕцВШС)
22 +ЁЩ+ШБ)
23
24 -ЕБ(-ШБ)

----------хТ 1---------
25 +ЕСС+ШУ)
26
2 7 -ЕС(-ШУ)
26
29

И Г " ±)ЕН(©ШС
Г 31 1
"45—

ЕНА(ШЗА)
CA/RIII\04

55

УТ1-------- ~ 1

■ ш шшпвда
к я ш ш шж м и э а п ш а и
к а в ш
ь в в м и *КЕШ Щ ОщаИ

40 |-ЕВ(-1Ш1 I

 ̂К трансформатору тока

0
и
3а
5

%

11
1 1 9и

- QQ 4 N ? сояз 38£00со8§5СМ5?535? 3ОТ£Ей8a$£Й£ о Ес\-X531Cсо <о<ссог-
*
г 1i 1 1

СМ
1

К шинкам

SS р  i i

(1 nh Vi птпт

 ̂ К переключателям
---------------------- 5

Камера №8(16) ввода №1(2) 

Камера №4(20) ТС Н  №1(2)

1. Клеммник XT расположен на дне релейного шкафа.
2. Клеммники ХТ1, ХТ2 расположены на задней стенке релейного шкафа.
3. Схему электрическую принципиальную шкафа кабельной сборки 

см. чертеж №407 - 3 - 656.01 ЭП2 лист 38
4. В скобках указана заводская маркировка аппаратов.

ТП 407-3-656.01 ЭП2

I Привязан гип Осипов /~\ А
Нач.отдела Осипов
Исполн. Курилова
Исполн. Михеенко

/ 1
I HhbJ№ ______ |

РП 10(6)кВ. совмещенный с ТП 10(6)/0,4кВ 
дпягор<домзпшрическихсетейипром1рвяприятий 
на базе шкафов КРУ-С ЗАО ’Альстом СЭМЗ'

РУ-10(6) кВ. Ряд зажимов шкафа кабельной 
сборки

Стадия Лист Листов

Р 55

npoef
ГИПРО*
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ТП 407 - 3 - 656.01 ЭП2

ГСЙЙ1 Ю Я  liWBI iiJ-Ш (ГШВСТ ПЕТЯ
Привязан гип Осипов р г~ г РП 10(6)кВ, совмещенный с ТП 10{6)Л),4кВ Стадия Лист Листов

Нач.отдела Осипов для городских электрических сетей и промпредприягай 
на базе шкафов КРУ-С ЗАО "Альстом СЭМЗ" Р 57

Исполн. Курилова

Исполн. Михеенко
РУ-10(6) кВ. Ряды зажимов шкафа 

низковольтной аппаратуры (окончание)

Проектный институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. ИвановоI Инв. №  I
// ПУ) /иОУ — /0J& WlP Ф опмат АЗ
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Х Т 2
9 I 1 аг
0 9 3 0 9

4
0 0 3 S 0 0 3

8

0 3 3 7 0 3 3
3

5XаО)
35(U

> 5

ХТ1 ...

+ЕС(+ШУ) 1 +ЕС(+ШУ)
2

-ЕС(-ШУ) 3 •ЕС(-ШУ)
®ЕН№ШС) 4 вен№шс)._
(+1ЕР((+)ШМ) 5 (+1ЕР«+:ШМ1
+ЕН(+ШС) _ 6 +ЕН(+И'С)

7
-ЕНАШС) 8 -ЕН(-ШС)

ХТ1
ЕНР(ШЗП) 9 ЕНР(ШЗП)
ЕАЗ(ЗВШ) 10 ЕАЗ(ЗВШ)
ЕНВ(ВШС] 11 ЕНВ(ЗШС)
ED(IUO) 12 ED(llifl)

13
14

ЕНА(ШЗА) 15 EHAJUJ3A)
ЕА(ВШ) 16 ЕА(ВШ)

ХТ1
17

EBF(3UJ) 18 EBF{3UI)
19
20 -ЕВ М Ш
21

ЕВДЙИЙ1 Е И 1Ш Ш  
l=tal'rfP UMiai ЮсИ

Ш И

■шяпуц у д  яип ем
la n r n n im n  шяя г а л т п п т

|EVM2<21UMHJI 29 I EVM2(2LUMH)I

ВЗЕШШ! Е Я  айЭШЕЛ 
М М ЕШ аДШИЕЯ i дгл»вя1 ивяи L̂jy/rn иа>па

ХТ1
33
34
35
Эе’ ERSpDRT”
37

+ERS(+UJPC за ♦ERS(tlUPC)
ЕЕ12(211Ю) 39 ЕЕ12(2ШО)
ЕЕ11(1ШО) 40 ЕЕИ(1Ш0)

1. Клеммник X T  расположен на дне релейного шкафа.
2. Клеммники ХТ1, ХТ2 расположены на задней стенке релейного шкафа.
3. Схему электрическую принципиальную шкафа линии к трансформатору 

1000 кВА см. чертеж №407 - 3 - 656.01 ЭП2 листы 29...31.
ТП 407-3-656.01 ЭП2

Привязан тип Осипов О  О
Нач.отдела Осипов

Испопн. Курилова

Исполн. Гордова

Исполн. Михеенко

1 Инв. № 1 Г  7

РП 10(6)кВ, совмещенный с ТП 10(6)/0,4кВ 
для городских электрических сетей и промпредприятий 
на базе шкафов КРУ-С ЗАО ’Альстом СЭМЗ"

РУ-10(6) кВ. Ряд зажимов шкафа линии к 

трансформатору 1000 кВА (схема № 2а)

Стадия Лист Листов

58

Проектный институт
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
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Ш Х &

1

Х Т 1
+ЕС(+ШУ) 1 +ЕС(+Ш У)

2
-ЕС(-Ш У) 3 -ЕС(-Ш У)
®ЕН(4>ШС) 4 ФЕН(ФШС)
Г+)ЕР«-1ШМ) 5 (+)ЕР((+)ШМ|
+ЕНГ+ШС) 8 +ЕН(+Ш С)

7
-ЕН(-Ш С) 8 -ЕН(-Ш С1

S 3 s l

1 Ш
1 г

П

I ПтЛ----------1
КШтк1|НН?итЭП1ЕЯИ1
И?ШШЯ1»Ш1д;|:П:Ш[8Я
B iS E M I E B i lS E M i

ЕН А (Ш З А)
ЕА(ВШ )

14 :
15 |Е Н А Щ 1 3 А )]
ia | ЕА(ВШ )

Г х т Л
1 7

EBF(3U1) 18 EBR 3 U 1)
19

-ЕВГ-ШБ) 20 -ЕВМ 11Б)
21

В Ш Ш 1 ШШ И Ш Ш
| ; Ш Г Г С Ш 1 « Д 1 : Ш 1 1 Ц 1 1 И

ХТ1
25
26

трдаг 27Ш Щ ц Щ 28 Ыи{1шмн)
ЕИВДМН) 29 EVUfiCZDMQ
ЕУ.С(ШНс) 30 ЕУДШНс)
ЕУ.В(ШНЩ 3< EV.BOUftl
EVA(lJJHaJ 32 EVJ4IUHB)

ХТ1
33
34
35-ERS(-lljPC) 36 -EflSHijPC)
37

♦ERR+UIPC 38 -ERSt̂PC;
EEL2(2IUO) 39 EEL2(2UJO)
eeluhuo) 40 EELI(IUIO)

И JL1 JJ___U г т г Ц—>___Ц Ш  _
i Й

Щ s  £ Е £ S t  S£f2|SS CMCSC1 3 8

£8
со  I  о

III

смS § § <о
S § 3»

I о о  О 3 8 со
о о I о>

о
о ГФ $ю <о к 00 О)

8 5 а i 3 8 8 я 8 I со i I
см5 8

0
1

6
0

1 CD8 1 со 8 S
со 1

оэ8 1 §1§
со

• иi> 1 1 8
CJ>

о й й § к V -

1. Клеммник X T  расположен на дне релейного шкафа.
2. Клеммники ХТ1, ХТ2 расположены на задней стенке релейного шкафа.
3. Схему электрическую принципиальную шкафа 

см. чертеж №407 - 3 - 656.01 ЭП2 листы 23..25.

Привязан

Инв. №

ТП 407-3 -656 .01  ЭП2

ВШИ ГСЯИНИЯ (ДВР fifflffBBS РВ Я
г и п

Н а ч.о тдела
Исполн.
Исполн.

Осипов
Осипов
Курилова
М ихеенко

Ш 1;
РП 10(6)кВ, совмещенный с ТП 10(6)/0,4кВ 
для городских электрических сетей и промпредлриятий 
на базе шкафов КРУ-С ЗАО 'Альстом СЭМЗ*

РУ-10(6) кВ. Ряд зажимов 
шкафа линии с АПВ

С тадия Ли ст

59
Листов

Проектный институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
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01
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ХТ2
1
2
3

4

5

6
7

8

Г х Т п
+ЕС(+ШУ) 1 +ЕС{+ШУ)

2
-ЕС(-ШУ) 3 -ЕС(-ШУ)

ШЖ<Ш 4 Ш 1 Ш Я 1

ШШШ,U Н 0 Ш 1
-----------------+ЕН(+ШС) 6 +ЕН(+ШС)

7

------------------ЕН(-ШС) 8 -ЕН(-ШС)

I----------- ПоТТ

ИЗП :!i :М й11Д  И d IМ :] И MJ 
■=>:|П'11^КДи=.,ч1|щЩ

4 ЕА(ВШ) | 16 | ЕА(ВШ) |

ХТ1
17

ЕВР(ЗШ) 18 ЕВЕ(ЗШ)

19

• В Д В ) 20 -ЕВ(-ШБ)

21
g  з;7Д1ШД шш ишапни
■ d M i r r ^ E M i d i J i n l M

ХТ1
25

26
-EF(4U$) 27 -EFHI13)

EVM1(1IUMH 28 ЕУМ1(1ШМН

EVM2(2U1MH 29 ЕУМ2(2ШМН

ЕУ.С(ШНс) 30 EV.CflllHc)
EV.B(UlHb) 31 ЕУ.В(ШНЬ)
EV.A(UJHa) 32 ЕУ.А(ШНа)

ХТ1
33

34

35
Ва:^й )1ш и1Ю Д йа:^еиий11

I 37 1
1 душная к т  ддзаап 'дл
■^КИП^1КШиаа»^)Ий1
ИЖЙШЙ1Ш Л ЕИНЕВД

к трансформатору тока

1. Клеммник X T  расположен на дне релейного шкафа.
2. Клеммники ХТ1, ХТ2 расположены на задней стенке релейного шкафа. ТП 407-3 -656 .01  ЭП23. Схему электрическую принципиальную шкафа линии к трансформатору

см. чертеж №407 - 3 - 656.01 ЭП2 листы 32.

П Р Я  НЯНЯ П В Я  Г!ГИ1 fifflfffflM  п в я

Привязан гип Осипов L o v  1 РП 10(6)кВ, совмещенный с ТП 10(6У0,4кВ 
для городских электрических сетей и промпредприятий 
на базе шкафов КРУ-С ЗАО "Альстом СЭМЗ"

Нач.отдела Осипов

Исполн. Курилова ,
Исполн. Михеенко

РУ-10(6) кВ. Ряд зажимов шкафа линии к 

трансформатору (схема №2)1 Инв. № 1
7 * 1

Стадия Лист

Р 63
Листов

Проектный институт
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
/£& & & £>¥- 0 #  6 #  Формат АЗ
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N Наименование реквизита Обозначение Код Примечание
01 Заводской заказ
02 Срок поставки
03 Наименование объекта поставки и его адрес

04 Адрес заказчика и его наименование

05 Язык технических документов русский
06 Количество комплектов технических документов 1
07 Язык надписей русский
08 Тип изделия КРУ-С
09 Технические условия ИКЖМ 674512.001ТУ
10 Климатическое исполнение УЗ
11 Исполнение упаковки С И
12 Номинальное напряжение, кВ □
13 Частота, Гц 50
14 Ток отключения, кА 20
15 Наличие обогрева —
16 Тип обслуживания 10 или 11
17 Наличие сетчатого ограждения 

кабельного присоединения 0
18 Комплект

поставки
(кол.)

шкафов 21
19 шинных мостов 2
20 навесных релейных шкафов —

21
Программное обеспечение 
для счетчиков I 1

22 Программное обеспечение 
для микропроцессорных 
устройств РЗиА

—

23
24 Количество заказов 1
25 Вид поставки Для нужд н/х
26 Дуговая защита 1

27 Тип ограничителей перенапряжения ОПН-КР/ТЕЫ 1УХП1

1. Трансформаторы тока в двух фазах.
2. Со шкафами поставить жгуты междушкафных шинных перемычек.

5

64

Привязан

Инв. №
ТП 407-3-656.01 ЭП2.Л01

ЕВД И Я  ШЯЯ Е Я  ШИПЯ GB3
ГИП Осипов \ т г г \ РП 10(6)кВ, совмещенный с ТП 10(6)/0,4кВ Стадия Лист Листов
Нач.отдела Осипов |ц2у-̂ Д | для городских электрических сетей и промпредприятий 

на базе шкафов КРУ-C ЗАО "Альстом СЭМЗ" Р 1 7Исполн. Курилова
Исполн. Г ордова Опросный лист на шкафы 

серии КРУ-С. Схема №2
Проектный институт

ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 
г. Иваново

Исполн. Михеенко
1

/ /  Л л / л  J f  —  п Л  S 'j T ' / Л л п и о т  А О



__
__

__
__

_
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
 

Ти
по

во
й 

пр
ое

кт
Ин

в. 
№

 п
од

л.
 

По
дп

ис
ь 

и д
ат

а 
Вэ

ам
.и

нв
.№

 
4

0
7

-3
-6

5
6

.0
1

Ал
ьб

ом
 4

65

Условный
номер

Номер
шкафа

Типоислолне- 
ние шкафов

Ном.МП!
кВ

Ток' 
сборных шин, 

А

Схема электрическая 
принципиальная

Тип
трансфор
матора

тока

Исполнение 
вторичных обмоток 
трансформатора тока

Номинальный 
первичный ток Типтр-ра

напряжения
Коэффициенттрансформации

тр-ра
напряжения

Примечание

Номер реквизита
| 3928

00

01

29
11

13

30

13.1-400ТН+ОПН

8.4ТЭ-630

31

О

О

32

1000 ИКЖМ.656343.050ЭЗ
1000 ИКЖМ.65634300ЭЗ

33 34

ТЛК-10

35

0,5/10Р

36 37 38

МН0Г06-С miL'HIIOIi]
т е ш **

02 15 8.4ТЭ-630 □ 1000 ИКЖМ.6563430СЗЭЗ ТЛК-10 0,5/10Р пт
03 17 8.4ТЭ-630 □ 1000 ИКЖМ.65634300ЭЗ ТЛК-10 0.5/10Р п т
04 19 8.4ТЭ-630 □ 1000 ИКЖМ.65634300ЭЗ ТЛК-10 0,5/ЮР
05 22 28А 0,4 ИКЖМ.674512.020.2ОЭЗ
06 20 16-400 ТСН40 □ 1000 ИКЖМ.656343.05633
07 18 23-1000 □ 1000 ИЮКМ.656343.053-00733
08 16 6ТЭ-1000 □ 1 0 0 0 ИКЖМ.656343.070ОЭЗ ТЛК-10 0,5/ЮР 1000

09 14 10н-400 □ 1000 ИКЖМ.656343.019ЭЗ
10

11

12

12

10

5ТЭ-1000 □ 1000 ИКЖМ.656343.072ОВЗ ТЛК-10 0,5/ЮР 1000
25.1-1000ТН+ОПН П 1000 ИКЖМ.656343.047ЭЗ МНОГМ-С

6ТЭ-1000 □ 1000 ИКЖМ.656343.070-ОЭЗ ТЛК-10 0,5/ЮР 1 0 0 0

13 23-1000 О 1000 ИКЖМ.656343.053-00733
14 16-400 ТСН40 □ 1000 ИКЖМ.656343.05633
15 Юн-400 □ 1000 ИКЖМ.656343.01933

16 8.4ТЭ-630 □ 1 0 0 0 ИКЖМ.656343ЕЗСЗЭЗ ТЛК-10 0,5/ЮР
17 8.4ТЭ-630 □ 1 0 0 0 ИКЖМ.656343СЗОЭЗ ТЛК-10 0,5/ЮР
18 8.4ТЭ-630 О 1000 ИКЖМ.656343СЮЭЗ ТЛК-10 0,5/ЮР
19 8.4ТЭ-630 □ 1000 ИКЖМ.656343ЕЮЭЗ ТЛК-10 0,5/ЮР
20

21

2 2

8.4ТЭ-630
Ш1

Ш2

О

о

о

юоо ИКЖМ.656343СЗОЭЗ ТЛК-10 0,5/ЮР

ТП 407-3-656.01 ЭП2.Л01

1ЩП117!Ш^рИЯГ1Щ[Г!ЯРЯПВЯ
Привязан гип Осипов А  0 РП 10(6)кВ, совмещенный с ТП 10(бУ0,4кВ 

для городских электрических сетей и промлредприятий 
на базе шкафов КРУ-С ЗАО ’Альстом СЭМЗ"

Стадия Лист Листов
Нач.отдела Осипов Р 2Исполм. Курилова

)--------------

Исполн. Гордова Опросный лист на шкафы 
серии КРУ-С. Схема №2

Проектный институт
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
Исполн. Михеенко

1 Инв. №
/ /  / ъ о  __ f l-Z r  z V  fh n n i l l lO T  Д*1
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Условный
номер

Номер
шкафа

Тип и ном.ток 
предохранителя

<оличество и тип 
гр-ров нулевой 
юследовагельносп

Количество 
и сечение 
кабелей

Трансформатор
(коэффициент
трансформации)

Назначение шкафа в РУ
Расцепители пэивода выключателя
аничвлиоп;
«пряжения

«1ШСИ1НП
источника

максимального тока
У  АЗ . YA4 Y A 5 I Y A 6 J V a T

Номер реквизита
28 29 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

00 11 Трансформатор напряжения II секции

01 13 □ □ Отходящая линия

02 15 □ □ Отходящая линия

03 17 □ □ Отходящая линия

04 19 □ О Отходящая линия

05 22 Шкаф низковольтной аппаратуры

06 20 □ TCKC-4Q -I ĵ Q.4 Трансформатор собственных нужд №2

07 18 □ Кабельная сборка

08 16 Ввод №2

09 14 □ □ Отходящая линия

10 12 Секционный выключатель

11 10 Секционный разъединитель с трансформатором напряжения -

12 8 Ввод №1
13 6 □ Кабельная сборка

14 4 □ T C K C -4 0 -[Z fo .4 Трансформатор собственных нужд №1

15 2 □ □ Отходящая линия

16 1 □ □ Отходящая линия

17 3 □ Отходящая линия

18 5 □ □ Отходящая линия

19 7 □ О Отходящая линия

20 9 □ □ Отходящая линия

- _г~ ■ 1 ■ ТП 407 - 3 - 656.01 ЭП2.Л01

RffiJl ПЙЯ51 ПИЯ 1Ш18Я ПЙЯ
Привязан ГИП Осипов РП 10(6)кВ, совмещенный с ТП 10(6)/0,4кВ 

для городских электрических сетей и промпредприятий 
на базе шкафов КРУ-С ЗАО "Альстом СЭМЗ"

Стадия Лист Листов
Нач.отдела Осипов LC -v-'L. Р 3Исполн. Курилова
Исполн. Гордова Опросный лист на шкафы 

серии КРУ-С. Схема №2
Проектный институт

ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 
г. Иваново

Исполн. Михеенко

1 Инв. № 1
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Условный
номер

Номер
шкафа

Реле защиты
Примечание

КА1.КА2 КА11 КАЗ.КА4 КА5 КА6 (А9,КА1о|<А13,КА14 КА15 | к А 2 3 ,К А 2 4 КА25 КА7 КА8

Номер реквизита
28 29 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62'

00 11

01 13 □ □ □ П
02 15 □ □ □ □
03 17 □ □ □ □
04 19 □ □ □ □
05 22

06 20

07 18

08 16 □
09 14 п
10 12 О
11 10

12 8 о
13 6

14 4

15 2 □
16 1 □ □ □ □
17 3 О о О □
18 5 □ □ □ □
19 7 О □ □ □
20 9 □ □ □ □

ТП 407 - 3 - 656.01 ЭП2.Л01

1ШЯ1ПСТРЯ ПВЯ ГСМЯ [ДЯИЯЯ п я я
Привязан гип Осипов / Г \  л

Нач.отдела Осипов

Исполн/ Курилова
Исполн. Гордова jjLxsA
Исполн. Михеенко

1 Инв. №  1

Р П  1 0 ( 6 )к В , с о в м е щ е н н ы й  с  Т П  1 0 ( 6 ) /0 ,4 к В  

д л я  го ро д ски х  э л ектри ч ески х  се те й  и пром предприятий  

н а  б а з е  ш к а ф о в  К Р У - С  З А О  "А л ь с т о м  С Э М З "

\ лист на niKarhbi

Стадия Лист Листов

P 4
Проектный институт

ГИПРОКОММУНЭНЕРГО
г. Иваново

Л л п м а т  ДТ
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Условный
номер

Номер
шкафа

Электромагнитная блокировка Напряжение 
электромагнита 
блокировки,В

Признак положения шкафов РУ Обозначение 
конструкторского документа 
на шинный мост

Номинальныйток
шинного моста, 

АSQ1 SQ2 SQ3 SQ4 Y1 Y2 Y3 Y4 Ряд1 Ряд 2 РядЗ Ряд 4

Номер реквизита
28 29 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

00 11 - есть - - — есть - - = 220 В Л

01 13 есть есть есть есть есть есть есть есть = 220 В С

02 15 есть есть есть есть есть есть есть есть = 220 В С

03 17 есть есть есть есть есть есть есть есть = 220 В С

04 19 есть есть есть есть есть есть есть есть = 220 В П

05 22 — Л

06 20 - С

07 18 есть - - - есть - - — = 220 В С

08 16 — есть есть - — есть есть — = 220 В С

09 14 есть - - - есть есть — — = 220 В С

10 12 - есть есть - — есть есть — = 220 В С

11 10 есть есть есть - есть есть - - = 220 В С

12 8 - есть есть - — есть есть - = 220 В С

13 6 есть - - - есть — - - = 220 В С

14 4 - С

15 2 есть - - - есть есть - - = 220 В п

16 1 есть есть есть есть есть есть есть есть = 220 В п

17 3 есть есть есть есть есть есть есть есть = 220 В с

18 5 есть есть есть есть есть есть есть есть = 220 В с

19 7 есть есть есть есть есть есть есть есть = 220 В с

20 9 есть есть есть есть есть есть есть есть = 220 В п

21 ИЮКМ.685515.001-09 1000

22 ИКЖМ.685515.001-09 1000

Выделенным указано оборудование, применяемое по 
схеме №2. Остальное оборудование применяется 
только в тех случаях, когда необходима полная 
оперативная блокировка разъединителей.

ТП 407 - 3 - 656.01 ЭП2.Л01

ПШИШ!Й1 ПДЙ1 (ДТЯ ПЯЯ
П ривязан гип Осипов \ РП 10(6)кВ, совмещенный с ТП 10(6)/0,4кВ 

для городских электрических сетей и лромпредприятий 
на базе шкафов КРУ-С ЗАО ’Альстом СЭМЗ"

Стадия Лист Листов
Нач.отдела Осипов

Р 5Исполн. Курилова
Исполн. Гордова Ж, Опросный лист на шкафы 

серии КРУ-С. Схема №2
Проектный институт

ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 
г. Иваново

Исполн. Михеенко
1 И нв. № Г ч

/ /  S'#  Л п п м я т  АЗ
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Условный
номер

Номер
шкафа

Выключатели Преобразователь тока или напряжения
Примечание

SF14 SF15 SF16 SF21 тип
входной ток, 

А
выходной ток 

мА

Диапазон изменении 
входного сигнала,

в

Номер реквизита

28 29 78 79 80 81 82 83 84 85 88
00 11 CUD CUD
01 13 cud а з а з
02 15 а з а з 03
03 17 а з а з а з
04 19 а з а з CUD
05 22 10x10 6,3x10 6,3x10 4x10

06 20
07 18

08 16 а з а з а з
09 14

10 12
11 10 □ CUD
12 8 си з а з а з
13 6

14 4

15 2
16 1 а з CUD а з
17 3 а з а з а з
18 5 а з CUD а з
19 7 а з а з а з
20 9 а з CUD а з

■м м — i

ТП 407-3-656.01 ЭП2.Л01

ПЯТПРЯ1ПТТТЯД ГИКТЯЯ
Привязан гип Осипов /3s л Р П 10(6)кВ, совмещенный с ТП 10(6)/0,4кВ 

для городских электрических сетей и промпредприятий 

на базе шкафов КРУ-С ЗАО "Альстом СЭМЗ"

Стадия Лист Листов

Нач.отдела Осипов Р 6
Исполн/ Курилова

Исполн. Гордова Опросный лист на шкафы 
серии КРУ-С. Схема №2

Проектный институт
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
Исполн. Михеенко 'W ui}''

I Инв. №  I '
А,// *. ^ Л/ л  Л ЛО
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План расположения шкафов КРУ-С

Проектная организация и ее адрес

« М М М " " ТП 407 - 3 - 656.01 ЭП2.ЛО'

Привязан гип Осипов Г Г Т 1 РП 10(6)кВ, совмещенный с ТП 10(6)/0,4кВ Стадия Лист Листов

Нач.отдела Осипов для городских электрических сетей и промпредприятий 
на базе шкафов КРУ-С ЗАО "Альстом СЭМЗ" Р 7| Исполн. КуриловаI Испопн. Гордова Опросный лист на шкафы 
серии КРУ-С. Схема №2

Проектный институт
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
I Исполн. Михеенко

I Инв. №  I
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Типовой проект 407-3-656.01

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293818/4293818640.htm

