
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

407 - 3 - 656.01

РП 10(6) кВ, совмещенный с ТП 10(6)/0,4 кВ 
для городских электрических сетей и промпредприятий 

на базе шкафов КРУ-С ЗАО "Альстом СЭМЗ"

Альбом 3
ЭП1 Электротехническая часть с оборудованием на постоянном

оперативном токе и микропроцессорными устройствами РЗиА стр. 2
ЭП1.Л01 Опросный лист на шкафы серии КРУ-С. Схема №1 стр. 60
ЭП1 .Л02 Опросный лист на панели ЩО70-ЗМ с АВР стр. 66
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сертификация работ
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Т И П О В О Й  П Р О Е К Т

407 - 3 - 656.01

РП 10(6) кВ, совмещенный сТ П  10(6)/0,4 кВ
для городских электрических сетей и промпредприятий 

на базе шкафов КРУ-С ЗАО "Альстом СЭМЗ"

Альбом 3
состав проекта

А л ь б о м  1 П З  П о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а
А С  А р х и т е к т у р н о - с т р о и т е л ь н ы е  р е ш е н и я .

А л ь б о м  2  А С . И  А р х и т е к т у р н о - с т р о и т е л ь н ы е  и з д е л и я
А л ь б о м  3 - Э П 1  Э л е к т р о т е х н и ч е с к а я  ч а с т ь  с  о б о р у д о в а н и е м  н а  п о с т о я н н о м

о п е р а т и в н о м  т о к е  и м и к р о п р о ц е с с о р н ы м и  у с т р о й с т в а м и  Р З и А  
э т . л о ! )  ЭП1<Л02 О п р о с н ы е  л и с т ы  

А л ь б о м  4  Э П 2  Э л е к т р о т е х н и ч е с к а я  ч а с т ь  с  о б о р у д о в а н и е м  н а  в ы п р я м л е н н о м  
о п е р а т и в н о м  т о к е  и Р З и А  н а  р е л е й н о -к о н т а к т н ы х  с х е м а х  

Э П 2 . Л 0 1 *  ЭП2.Л02 О п р о с н ы е  Л И С Т Ы

А л ь б о м  5

А л ь б о м  6 

А л ь б о м  7

Э П З  Э л е к т р о т е х н и ч е с к а я  ч а с т ь  с  о б о р у д о в а н и е м  н а  п е р е м е н н о м  
о п е р а т и в н о м  т о к е  и  Р З и А  н а  р е л е й н о -к о н т а к т н ы х  с х е м а х  

Э П З . Л 0 1 - ,  э п з . Л 02 О п р о с н ы е  л и с т ы  
Э М  Э л е к т р о с и л о в о е  о б о р у д о в а н и е
Э М К  Э л е к т р о м о н т а ж н ы е  к о н с т р у к ц и и
Э П . С  С п е ц и ф и к а ц и и  о б о р у д о в а н и я
Э М . С  С п е ц и ф и к а ц и и  о б о р у д о в а н и я
А С . С  С п е ц и ф и к а ц и и  м а т е р и а л о в ,  и з д е л и й  и  к о н с т р у к ц и й

Р А З Р А Б О Т А Н  

О Г У П  " П р о е к т н ы й  и н с т и т у т

Г И П Р О К О М М У Н Э Н Е Р Г О "
г . И в а н о в о

Д и р е к т о р  с

Г л а в н ы й  и н ж е н е р  п р о е к т а O il
К о м а р о в  Л . В .  

О с и п о в  Е . Ф .

У т в е р ж д е н :  З А О " А л ь с т о м С Э М З "  

П р и к а з  / / 2 2  о т  2 5 .01.2,003г.

П р и в я з а н

И н в .  N S

Ц Р Ш 'Р З  &
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 3
В е д о м о с т ь  р а б о ч и х  ч е р т е ж е й  о с н о в н о г о  к о м п л е к т а  м а р к и  " Э П 1 "

Л и с т Н а и м е н о в а н и е П р и м е ч а н и е

Э л е к т р о т е х н и ч е с к а я  ч а с т ь

1 О б щ и е  д а н н ы е  ( н а ч а л о )

2 О б щ и е  д а н н ы е  ( п р о д о л ж е н и е )

3 О б щ и е  д а н н ы е  ( о к о н ч а н и е )

4 С х е м а  э л е к т р и ч е с к и х  с о е д и н е н и й  1 0 ( 6 )  к В  № 1

5 С х е м а  э л е к т р и ч е с к и х  с о е д и н е н и й  10(6 ) к В  № 1а

6 С х е м а  э л е к т р и ч е с к и х  с о е д и н е н и й  0 , 4  к В  ( н а ч а л о )

7 С х е м а  э л е к т р и ч е с к и х  с о е д и н е н и й  0 , 4  к В  ( о к о н ч а н и е )

8 П л а н  и  р а з р е з ы  Р П  ( н а ч а л о )

9 П л а н  и  р а з р е з ы  Р П  ( п р о д о л ж е н и е )

10 П л а н  и  р а з р е з ы  Р П  ( о к о н ч а н и е )

11 Ж у р н а л  к о н т р о л ь н ы х  к а б е л е й  ( н а ч а л о )

12 Ж у р н а л  к о н т р о л ь н ы х  к а б е л е й  ( о к о н ч а н и е )

1 3 Ж у р н а л  с и л о в ы х  к а б е л е й

1 4 П л а н  п р о к л а д к и  к а б е л е й

1 5 В в о д  1 0 ( 6 )  к В . С х е м а  э л е к т р и ч е с к а я  п р и н ц и п и а л ь н а я  ( н а ч а л о )

1 6 В в о д  1 0 ( 6 )  к В . С х е м а  э л е к т р и ч е с к а я  п р и н ц и п и а л ь н а я  ( п р о д о л ж е н и е )

1 7 В в о д  1 0 ( 6 )  к В . С х е м а  э л е к т р и ч е с к а я  п р и н ц и п и а л ь н а я  ( о к о н ч а н и е )

1 8 С е к ц и о н н ы й  в ы к л ю ч а т е л ь  1 0 ( 6 )  к В .  С х е м а  э л е к т р и ч е с к а я

п р и н ц и п и а л ь н а я  ( н а ч а л о )

1 9 С е к ц и о н н ы й  в ы к л ю ч а т е л ь  1 0 ( 6 )  к В .  С х е м а  э л е к т р и ч е с к а я  .

п р и н ц и п и а л ь н а я  ( п р о д о л ж е н и е )

20 С е к ц и о н н ы й  в ы к л ю ч а т е л ь  1 0 ( 6 )  к В .  С х е м а  э л е к т р и ч е с к а я

п р и н ц и п и а л ь н а я  ( о к о н ч а н и е )

Т е х н и ч е с к и е  р е ш е н и я , п р и н я т ы е  в п р о е к т е , с о о т в е т с т в у ю т  т р е б о в а н и я м  
э к о л о г и ч е с к и х , с а н и т а р н о - г и г и е н и ч е с к и х , п р о т и в о п о ж а р н ы х  и д р у г и х  н о р м , д е й с т 
в у ю щ и х  н а  т е р р и т о р и и  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  и о б е с п е с п е ч и в а ю т  б е з о п а с н у ю  
д л я  ж и з н и  и  з д о р о в ь я  л ю д е й  э к с п л у а т а ц и ю  о б ъ е к т а  п р и  с о б л ю д е н и и  п р е д у с м о т 
р е н н ы х  р а б о ч и м и  ч е р т е ж а м и  м е р о п р и я т и й .

Г л а в н ы й  и н ж е н е р  п р о е к т а О с и п о в  Е . Ф .

2

В е д о м о с т ь  р а б о ч и х  ч е р т е ж е й  о с н о в н о г о  к о м п л е к т а  м а р к и  " Э П 1"

Л и с т Н а и м е н о в а н и е П р и м е ч а н и е

21 Л и н и я  1 0 ( 6 )  к В  с  А П В .  С х е м а  э л е к т р и ч е с к а я

п р и н ц и п и а л ь н а я ( н а ч а л о )

22 Л и н и я  1 0 ( 6 )  к В  с  А П В .  С х е м а  э л е к т р и ч е с к а я

п р и н ц и п и а л ь н а я  ( п р о д о л ж е н и е )

2 3 Л и н и я  1 0 ( 6 )  к В  с  А П В .  С х е м а  э л е к т р и ч е с к а я

п р и н ц и п и а л ь н а я  ( о к о н ч а н и е )

2 4 Л и н и я  1 0 ( 6 )  к В  б е з  А П В .  С х е м а  э л е к т р и ч е с к а я

п р и н ц и п и а л ь н а я ( н а ч а л о )

2 5 Л и н и я  1 0 ( 6 )  к В  б е з  А Л  В .  С х е м а  э л е к т р и ч е с к а я

п р и н ц и п и а л ь н а я  ( п р о д о л ж е н и е )

2 6 Л и н и я  1 0 ( 6 )  к В  б е з  А П В .  С х е м а  э л е к т р и ч е с к а я

п р и н ц и п и а л ь н а я  ( о к о н ч а н и е )

2 7 Л и н и я  1 0 ( 6 )  к В  к  т р а н с ф о р м а т о р у  ( с х е м а  №  1 а ) .  С х е м а

э л е к т р и ч е с к а я  п р и н ц и п и а л ь н а я  ( н а ч а л о )

2 8 Л и н и я  1 0 ( 6 )  к В  к  т р а н с ф о р м а т о р у  ( с х е м а  №  1 а ) .  С х е м а

э л е к т р и ч е с к а я  п р и н ц и п и а л ь н а я  ( п р о д о л ж е н и е )

2 9 Л и н и я  1 0 ( 6 )  к В  к  т р а н с ф о р м а т о р у  ( с х е м а  №  1 а ) .  С х е м а

э л е к т р и ч е с к а я  п р и н ц и п и а л ь н а я  ( о к о н ч а н и е )

П р и в я з а н

Л и с т о в

И н в .  N О

ТП 407 - 3 - 656.01 ЭП1

И з м . <0Л.',Ч. Л и с т №док. П о д п и с ь Д а т а

Г И П О с и п о в Р П  10(б)кВ, совмещенный с Т П  1 0 ( Ц А Д О  
для городских электрических сетей и промпреалриятий 
« а  базе шкафов К Р У -С  З А О  "Альстом СЭ М З "

С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Н а ч . о т д е л а О с и п о в \Шл
Р 1 6 0

И с п о л н . К у р и л о в а ЩЖлилГ-
И с п о л н . Г  о р д о в а

О б щ и е  д а н н ы е  ( н а ч а л о )
П р о е к т н ы й  и н с т и т у т  

Г И П Р О К О М М У Н Э Н Е Р Г О  
г .  И в а н о в о

И с п о л н . М и х е е н к о - рА-

j  Ф о р м а т А З
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В е д о м о с т ь  р а б о ч и х  ч е р т е ж е й  о с н о в н о г о  к о м п л е к т а  м а р к и  " Э П Г

Л и с т Н а и м е н о в а н и е П ри м е ч а н и е

3 0 Л и н и я  1 0 ( 6 )  к В  к  т р а н с ф о р м а т о р у  ( с х е м а  №  1) .  С х е м а

э л е к т р и ч е с к а я  п р и н ц и п и а л ь н а я  ( н а ч а л о )

3 1 Л и н и я  1 0 ( 6 )  к В  к  т р а н с ф о р м а т о р у  ( с х е м а  №  1 ) .  С х е м а

э л е к т р и ч е с к а я  п р и н ц и п и а л ь н а я  ( п р о д о л ж е н и е )

3 2 Л и н и я  1 0 ( 6 )  к В  к  т р а н с ф о р м а т о р у  ( с х е м а  №  1) .  С х е м а

э л е к т р и ч е с к а я  п р и н ц и п и а л ь н а я  ( о к о н ч а н и е )

3 3 Т р а н с ф о р м а т о р  н а п р я ж е н и я  1 0 ( 6 )  к В  и ц е п и  с е к ц и о н и р о в а н и я

ш и н о к . С х е м а  э л е к т р и ч е с к а я  п р и н ц и п и а л ь н а я  (н а ч а л о )

3 4 Т р а н с ф о р м а т о р  н а п р я ж е н и я  1 0 ( 6 )  к В  и ц е п и  с е к ц и о н и р о в а н и я

ш и н о к . С х е м а  э л е к т р и ч е с к а я  п р и н ц и п и а л ь н а я  ( п р о д о л ж е н и е )

3 5 Т р а н с ф о р м а т о р  н а п р я ж е н и я  1 0 ( 6 )  к В  и ц е п и  с е к ц и о н и р о в а н и я

ш и н о к . С х е м а  э л е к т р и ч е с к а я  п р и н ц и п и а л ь н а я  (о к о н ч а н и е )

3 6 Т р а н с ф о р м а т о р  н а п р я ж е н и я  1 0 ( 6 )  к В . С х е м а

э л е к т р и ч е с к а я  п р и н ц и п и а л ь н а я  ( о к о н ч а н и е )

3 7 Т р а н с ф о р м а т о р  н а п р я ж е н и я  1 0 ( 6 )  к В . С х е м а

э л е к т р и ч е с к а я  п р и н ц и п и а л ь н а я  ( н а ч а л о )

3 8 Т р а н с ф о р м а т о р  н а п р я ж е н и я  1 0 ( 6 )  к В . С х е м а

э л е к т р и ч е с к а я  п р и н ц и п и а л ь н а я  (п р о д о л ж е н и е )

3 9 С х е м а  о п е р а ти вн о й  блокировки р а з ъ е д и н и те л е й Р У -Ю (б ) кВ (схем а № 1 ) .

4 0 Р У - 1 0 ( 6 )  к В .  П л а н  ш и н о к  ( н а ч а л о )

4 1 Р У - 1 0 ( 6 )  к В .  П л а н  ш и н о к  ( о к о н ч а н и е )

4 2 С х е м а  д у г о в о й  з а щ и т ы

4 3 В в о д  0 ,4  кВ тр а н с ф о р м а то р а . С х е м а  электрическая принципиальная

4 4 Сек ц и о н ны й  а в то м а т 0 ,4  к В . С х е м а  электрическая принципиальная

4 5 В в о д  0 , 4  к В  т р а н с ф о р м а т о р а .  П е р е ч е н ь  а п п а р а т у р ы

4 6 С е к ц и о н н ы й  а в т о м а т  0 , 4  к В .  П е р е ч е н ь  а п п а р а т у р ы

В е д о м о с т ь  р а б о ч и х  ч е р т е ж е й  о с н о в н о г о  к о м п л е к т а  м а р к и  " Э П Г

Л и с т Н а и м е н о в а н и е П р и м е чани е

4 7 С х е м а  э л е к т р и ч е с к а я  п о д к л ю ч е н и я  п р е о б р а з о в а т е л е й

т о к а  и  н а п р я ж е н и я  ( п р и м е р )

4 8 Р У - 1 0 ( 6 )  к В . С х е м а  м е ж д у ш к а ф н ы х  ш и н н ы х  п е р е м ы ч е к  ( п р и м е р )

4 9 Р У - 1 0 ( 6 )  к В .  Р я д  з а ж и м о в  ш к а ф а  в в о д а  № 1 ( 2 )

5 0 Р У - 1 0 ( 6 )  к В .  Р я д  з а ж и м о в  ш к а ф а  с е к ц и о н н о г о  в ы к л ю ч а т е л я

5 1 Р У - 1 0 ( 6 )  к В .  Р я д  з а ж и м о в  ш к а ф а  т р а н с ф о р м а т о р а

н а п р я ж е н и я  1 с е к ц и и

5 2 Р У - 1 0 ( 6 )  к В .  Р я д  з а ж и м о в  ш к а ф а  т р а н с ф о р м а т о р а

н а п р я ж е н и я  2 с е к ц и и

5 3 Р У - 1 0 ( 6 )  к В .  Р я д  з а ж и м о в  ш к а ф а  л и н и и  к  т р а н с ф о р м а т о р у

1 0 0 0  к В А  ( с х е м а  № 1 а )

5 4 Р У - 1 0 (6 ) к В . Р я д  з аж и м о в  ш к а ф а  л и н и и  к т р а н с ф о р м а т о р у  (с х е м а  № 1)

5 5 Р У - 1 0 ( 6 )  к В .  Р я д  з а ж и м о в  ш к а ф а  л и н и и  с  А П В

5 6 Р У - 1 0 ( 6 )  к В .  Р я д  з а ж и м о в  ш к а ф а  л и н и и  б е з  А П В

5 7 Р У - 1 0 ( 6 )  к В . Р я д ы  з а ж и м о в  ш к а ф а  н и з к о в о л ь т н о й  а п п а р а т у р ы

5 8 Т р а н с ф о р м а т о р  Т 1 ( Т 2 ) .  Р я д ы  з а ж и м о в  п а н е л е й

Щ О 7 0 - З М  в в о д о в

5 9 С е к ц и о н н ы й  а в т о м а т  0 , 4  к В .  Р я д ы  з а ж и м о в  п а н е л е й

Щ О 7 0 - З М  в в о д о в

6 0 Ш к а ф  о п е р а т и в н о г о  т о к а  Ш О Т - 0 1 . Р я д  з а ж и м о в .

ТП 407 - 3 - 656.01 ЭП1

П р и в я з а н г и п О с и п о в |/ О ч  (1\
Н а ч . о т д е л а О с и п о в

И с п о л н . К у р и л о в а

И с п о л н . Г о р д о в а
—

И с п о л н . М и х е е н к о

I H h b J S q _________

Р П  1 0 (6 ) к В . с о в м е щ е н н ы й  с Т П  1 0 (6 ) Ю .4 к В  
для городских электрических сетей и промпредориятий 
н а  б а з е  ш к а ф о в  К Р У - С  З А О  ’ А л ь с т о м  С Э М З ’

С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Р 2

О б щ и е  д а н н ы е  (п р о д о л ж е н и е )
П р о е к т н ы й  и н с т и т у т  

г .  И в а н о в о

Ф о р м а т  А З

Ц б о е № -в З  4



В е д о м о с т ь  с с ы л о ч н ы х  и  п р и л а г а е м ы х  д о к у м е н т о в

О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е П ри м е ч а н и е

С с ы л о ч н ы е  д о к у м е н т ы

И К Ж М . 6 5 6 3 4 3 . 4 7 0 - 4 7 7 Э З П е р е ч е н ь  схем  электрических принципиальны х

И К Ж М . 6 5 6 3 4 3 . 4 4 5 . 4 4 7 Э З , для ш каф ов К Р У - С  с силовым вы ключателем ти п а

И К Ж М . 6 7 4 5 1 2 . 0 2 0 . 5 Э З B B / T E L - 1 0  и микропроцессорными устройствами
о
(б со З А О  А л ь с т о м  С Э М З Р З и А  (постоянный оперативный ток)
V5
Ю 1
го
11

о
■<а- А О  А Э Г С Э М З П ан ел и  распределительны х щитов серии Щ О 7 0 -З М .

С хе м ы  электрические принципиальны е серии Э 0 9

П р и л а г а е м ы е  д о к у м е н т ы

Э П 1 . Л 0 1 Оп р осн ы й  л и ст на шкафы серии К Р У - С . С х е м а  № 1 ел 60;.. 65
Э П 1 . Л 0 2 О п р о с н ы й  л и с т  н а  п а н е л и  Щ О 7 0 - З М  с  А В Р е тр . 66

Э П 1 . С С п е ц и ф и к а ц и я  о б о р у д о в а н и я А л ь б о м  7

В е д о м о с т ь  о с н о в н ы х  к о м п л е к т о в  р а б о ч и х  ч е р т е ж е й

О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е П р и м е ч а н и е

Э П 1 Э л е к т р о т е х н и ч е с к а я  ч а с т ь  с  о б о р у д о в а н и е м

f н а  п о с т о я н н о м  о п е р а т и в н о м  т о к е  и
00IS м и к р о п р о ц е с с о р н ы м и  у с т р о й с т в а м и  Р З и А
2
CDсо

СО

СО

П р и в я з а н

И н в .  №

О б щ и е  у к а з а н и я
Н а с т о я щ и й  а л ь б о м  с о д е р ж и т  с х е м ы  э л е к т р и ч е с к и е  п р и н ц и п и а л ь н ы е  

1 0 ( 6 )  к В  и  0 ,4  к В ; с х е м ы  с о е д и н е н и й  и  о п р о с н ы е  л и с т ы  н а  ш к а ф ы  с е р и и  
К Р У - С  и  п а н е л и  Щ О 7 0 - З М  д л я  в а р и а н т а  Р П  с  о б о р у д о в а н и е м  н а  п о с т о 
я н н о м  о п е р а т и в н о м  т о к е  и  м и к р о п р о ц е с с о р н ы м и  у с т р о й с т в а м и  Р З и А .

Д л я  в а р и а н т а  с  о б о р у д о в а н и е м  н а  в ы п р я м л е н н о м  о п е р а т и в н о м  т о к е  
и  Р З и А  н а  р е л е й н о -к о н т а к т н ы х  с х е м а х  с м о т р и  а л ь б о м  4 .

Д л я  в а р и а н т а  н а  п е р е м е н н о м  о п е р а т и в н о м  т о к е  и  Р З и А  н а  
р е л е й н о -к о н т а к т н ы х  с х е м а х  с м о т р и  а л ь б о м  5 .

О б щ у ю  п о я с н и т е л ь н у ю  з а п и с к у  и  у к а з а н и я  п о  п р и в я з к е  с м о т р и  
а л ь б о м  1 н а с т о я щ е г о  п р о е к т а .

ТП 407 - 3 - 656.01 ЭП1

В Я Л  Г Я Г Д1 р В Я  [ГУ1Я 1 f T T f f l f f i
ги п
Н а ч . о т д е л а

И с л о л н .

И с п о л н .

И с л о л н .

О с и п о в

К у р и л о в а

Г о р д о в а

М и х е е н к о

Р П  1 0 (6 ) к В , с о в м е щ е н н ы й  с  Т П  1 0 ( 6 У О ,4 к В  
для городских электрических сетей и промпредприятий 

н а  б а з е  ш к а ф о в  К Р У - С  З А О  ’ А л ь с т о м  С Э М З "

О б щ и е  д а н н ы е  ( о к о н ч а н и е )

С т а д и я Л и с т Л и с т о в

П р о е к т н ы й  и н с т и т у т  
Г И П Р О К О М М У Н Э Н Е Р Г О  

г .  И в а н о в о

Ф о р м а т  А З  
/Ж f
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4

0
7-

 3
 -

 6
5

6
.0

1
Ал

ь
бо

м
 3

Н а з н а ч е н и е  к а м е р ы Л и н и я Л и н и я Л и н и я Л и н и я Л и н и я Л и н и я Л и н и я Л и н и я Л и н и я Л и н и я

Н о м е н к л а т у р н о е  о б о з н а ч е н и е 8 . 4 Т Э - 6 3 0 8 . 4 Т Э - 6 3 0 8 . 4 Т Э - 6 3 0 8 . 4 Т Э - 6 3 0 8 . 4 Т Э - 6 3 0 8 . 4 Т Э - 6 3 0 8 . 4 Т Э - 6 3 0 8 . 4 Т Э - 6 3 0 8 . 4 Т Э - 6 3 0 8 . 4 Т Э - 6 3 0

П о р я д к о в ы й  н о м е р  к а м е р ы 1 3 5 7 9 11 1 3 1 5 1 7 1 9

с м . п р и м е ч а н и е  1 

с м . п р и м е ч а н и е  2

Ч "  р ^ "  p f *  p i *  / Г 1" p i *  p i *  p i* ' p i^ 1
t  t i t  t i t  t i t  t i t  t i t  t i t  t i t  t i t

1 с е к ц и я

J r* ' J r *  J r 1" J r 1" J r 1" J r 1" J r 1" J
J ----------I I —

W H "

Г— )i>J 'S "  J 'S "  'p

t i t  t\t t\t []

« Ч
Si

Р У  1 0 ( 6 ) k B

i — П  П

2 с е к ц и я  
— I

\
- i ' M 1'

w _ 1» ^
1 ч \  ^ 4 - ^  \A
чГ m \  S  S  j\

t \ t  w f t S

U < H .

П о р я д к о в ы й  н о м е р 2 4 6 8 10 1 2 1 4 1 6 1 8 20

Н о м е н к л а т у р н о е  о б о з н а ч е н и е 8 . 4 Т Э - 6 3 0 8 . 4 Т Э - 1 0 0 0 8 . 3 Т Э - 1 0 0 0 2 5 . 1 - Ю О О Т Н + О П Н 5 Т Э - 1 0 0 0 1 3 . 1 - 4 0 0 Т Н + О П Н 8 .4 Т Э - 1 0 0 0 8 . 3 Т Э - 1 0 0 0 8 . 4 Т Э - 6 3 0 2 8 А

Н а з н а ч е н и е  к а м е р ы Л и н и я В в о д Т р - р  № 1 С Р  и  Т Н № 1 С В В Т Н  № 2 В в о д Т р - р  № 2 Л и н и я П а н е л ь  С Н

1 T 2 T

1 .  П р и м е р  у с т а н о в к и  О П Н  п о  с п о с о б у  " ф а з а  -  з е м л я " .
2 .  П р и м е р  у с т а н о в к и  О П Н  п а р а л л е л ь н о  к о н т а к т а м  в ы к л ю ч а т е л я .
3 .  Р е к о м е н д а ц и и  п о  п р и м е н е н и ю  О П Н  -  с м . п о я с н и т е л ь н у ю  з а п и с к у  в  а л ь б о м е  1 .

ТП 407 - 3-656.01 ЭП1

П р и в я з а н

И з м . |Кап.уч. 
Т И П  

Н а ч .о т д е п а  

И с п о л н .

Л и с т  |№ д и е  

О с и п о в  
О с и п о в  

Б о б к о в

П о д п и с ь Д а т а

-  7

РП KK6JKB, совмещенный с ТП 10(6У0,4кВ 
для городских электрических сетей и промпредприятий 
на базе шкафов КРУ-С ЗАО ’Альстом СЭМЗ"

С т а д и я Л и с т Л и с т о в

s

И с п о л н .

И с п о л н .

Г о р д о в а

М и х е е н к о

И н в .  №

С х е м а  э л е к т р и ч е с к и х  с о е д и н е н и й  
1 0 ( 6 ) к В  № 1 а

П р о е к т н ы й  и н с т и т у т  
Г И П Р О К О М М У Н Э Н Е Р Г О  

г .  И в а н о в о

Ф о р м а т  А З
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о Б-т

■ S  ю  О

i t ! . *
Ь  §

2
m

8
2

Трансформатор N  2 

Y \  T Z Z 7 -1 0 0 0 O Y 1

Си ЮОхЮ 2 секция 0 ,4 кВ

ОПН-П-0,38
— £ 2 3 Ч "

Автоматический выключатель 
разъединитель

Предохранитель

Трансф орматор тока

Автоматический выключатель 
разъединитель .пускатель

Марка и сечение 
нулевой жилы

Порядковый номер панели

Тип панели

Назначение панели

Номинальный ток 
оборудования панели, А

------Т
\  QS1 \O S 2

П  г 4  г  ~ ~ .
\  QF1 \  QF3 \Q F 2  \  QF4 \  QS1 \  QS3 \  QS2 \  QS4 

[ ] fU1 [ ] fU3 | ] fU2 [ ]fU4 

£ тА1 j[jA 3 j|jA 2  £ tA4 £'ТА1 ("ТАЗ {[TA2 { JA4

Cu 80x8 „Р Е "

Cu 80x8 „N"

5
ЩО70-ЗМ-55

A B P

£44 X \r V
6

ЩО 70-3M-06
Линейная

EJ EJ EJ EJ EJ

ЩО70-ЗМ-РЗ
Линейная

ТП 407 -  3 -  656.01 ЭП1

ГСТЯИ [Й Я Ж  Л в я  Т Й Я Й И  у г и я

П р и в я з а н г и п О с и п о в Р П  1 0 ( 6 ) к В . с о в м е щ е н н ы й  с  Т П  1 0 ( 6 ) 1 0 ,4 к В С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Н а ч . о т д е п а О с и п о в для городских эпеетрических се те й  и  промпредприятий  

н а  б а з е  ш к а ф о в  К Р У - С  З А О  'А л ь с т о м  С Э М З " Р 7I И с п о л н . Б о б к о в

I И с п о л н . Г о р д о в а С х е м а  э л е к т р и ч е с к и х  с о е д и н е н и й  0 , 4 к В .  
( о к о н ч а н и е )

П р о е к т н ы й  и н с т и т у т  
Г И П Р О К О М М У Н Э Н Е Р Г О  

г .  И в а н о в о
I И с п о л н . М и х е е н н о

1 И н в .  № __________ | -



1 °  
а .  со 
С  VQ

с о

, s  < °  S

§ 00 ̂
s  о 4 *  

ь -  ^

5

Перечень камер КРУ-С РУВН
М а р к а
п о з .

О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е К о л . М а с с а
е д .

П р и м .

С х е м а  1 ( 1 а )

8 .4 Т Э - 1 0 0 0 В в о д  п и т а ю щ е й  л и н и и 2 5 1 0

Ю н - 4 0 0  ( 8 .3 Т Э - 1 0 0 0 ) Т р а н с ф о р м а т о р 2 5 1 0

8 .4 Т Э - 6 3 0 О т х о д я щ а я  л и н и я 12 5 1 0

2 5 . 1 - Ю О О Т Н + О П Н Секционный разъединитель 
и трансформатор напряжения №1 1 5 9 0

5 Т Э - 1 0 0 0 Секционны й вы ключатель 1 5 2 0

1 3 . 1 - 4 0 0 Т Н + О П Н Трансформатор напряжения № 2 1 4 8 0
2 8 А Шкаф низковольтной аппаратуры 1 4 4 0

Выбор предохранителей в камере 10н-400
М о щ н о с т ь

т р а н с ф о р м а т о р а
к В А

Т и п  п р е д о х р а н и т е л я

U = 6k B U = 1 0 k B

6 3 0 П К Э 1 0 8 - 6 - 1 0 0 - 3 1 ,5 П К Э 1 0 8 - 1 0 - 8 0 - 3 1 ,5

1000 П К Э 1 0 3 - 6 - 1 6 0 - 2 0 П К Э 1 0 8 - 1 0 - 1 0 0 - 3 1 ,5

Узлы силовых трансформаторов
Т р а н с ф о р м а т о р  № 1 А л ь б о м  6

Т р а н с ф о р м а т о р  № 2 А л ь б о м  6

Перечень панелей щита РУНН
М а р к а
п о з .

О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е К о л . М а с с а
е д .

П р и м .

4 Щ О  7 0 - З М - 2 4 * П а н е л ь  в в о д а 2

4 Щ О  7 0 - 3 M - 3 8 С е к ц и о н н а я 1

4 Щ О  7 0 - З М - 5 5 А В Р 1

4 Щ О  7 0 - 3 M - 0 3 * Л и н е й н а я 2

4 Щ О  7 0 - З М - 0 6 * Л и н е й н а я 2

4 Щ О 7 0 - З М - /  . .J Д и с п е т ч е р с к о г о  у п р а в л е н и я  
н а р у ж н ы м  о с в е щ е н и е м 1 по привязке

7 Щ О  7 0 - З М - 6 0 У ч е т а  эл ектроэнергии 2 по привязке

8 Щ О  7 0 - З М - 5 8 П а н е л ь  т о р ц е в а я 3 П р а в а я

8 Щ О  7 0 - З М - 5 9 П а н е л ь  т о р ц е в а я 3 Л е в а я

9 Ш инны й м ост 2
*  с м . п р и м е ч а н и я  к с х е м е  э л е к т р и ч е с к и х  с о е д и н е н и й  0 ,4  к В

Дополнительное оборудование
М а р к а
п о з .

О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е К о л . М а с с а
е д .

П р и м .

6 L / Ш к а ф  т е л е м е х а н и к и 1 По привязке

3 L 1 = 2 1 0 0 Ш и н н ы й  м о с т  Р У В Н 2
5 Ш О Т - 0 1 Ш к а ф  о п е р а т и в н о г о  т о к а 1
11 Я 5 1 1 1 К - 3 0 7 4 Я щ и к  у п р а в л е н и я 1

З а г р а д и т е л ь н ы й  б а р ь е р 2

П о д с т а в к а  и з о л и р у ю щ а я 1

тшяштяй
__ __ __ ТП 407-3-656.01 ЭП1

ЕВЛ ЕЙЙ ПИ31 fiitfi
П р и в я з а н гип О с и п о в Р П  1 0 (6 ) к В , с о в м е щ е н н ы й  с  Т П  1 0 ( б У 0 ,4 к В  

для городских электрических сетей и промпредприятий 
н а  б а з е  ш к а ф о в  К Р У - C  З А О  ‘ А л ь с т о м  С Э М З "

С т а д и я Л и с т Л и с т о в  1
Н а ч . о т д е л а О с и п о в

Р 8И с п о л н . Б о б к о в

И с п о л н . Г о р д о в а

П л а н  и р а з р е з ы  Р П  ( н а ч а л о )
Проектный институт 

ГИПРОКОММУНЭНЕРГО г. Иваново
И с п о л н . М и х е е н к о

I И н в .  №  I __ i
Ф о р м а т  А З  

Л \
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* *

* * *

План РП
К о м п о н о в к а  п о  э л е к т р и ч е с к и м  с х е м а м  В Н  № №  1 и 1 а . С х е м а  р а з м е щ е н и я  

т р а н с ф о р м а т о р о в  в  к а м е р а х

к а м е р а  № 1  к а м е р а  № 2  
6 0 0  6 0 0

= ~ i &
* Д о  ф а з ы  "в " Н Н  т р - р а

1 .  Т р а н с ф о р м а т о р ы  н а  п л а н е  
п о к а з а н ы  у с л о в н о .

2 .  Г а б а р и т ы  т р а н с ф о р м а т о р н ы х  
к а м е р  р а с с ч и т а н ы  н а  у с т а н о в к у  
т р а н с ф о р м а т о р о в  м о щ н о с т ь ю  
1 0 0 0  к В А  р а з л и ч н ы х  з а в о д с к и х  
к о н с т р у к ц и й .

3 .  У с т р о й с т в а  к а б е л ь н ы х  в ы в о д о в  
В Н  т р а н с ф о р м а т о р о в , а  т а к ж е  
з а г р а д и т е л ь н ы х  б а р ь е р о в  в 
к а м е р а х  у с л о в н о  н е  п о к а з а н ы . 
П о д к л ю ч е н и е  т р а н с ф о р м а т о р о в  
к  о б о р у д о в а н и ю  я ч е е к  Р У В Н  и 
Р У Н Н  с м . н а  ч е р т е ж а х  у з л о в  
т р а н с ф о р м а т о р о в .

4 .  Н у м е р а ц и я  к а м е р  и п а н е л е й  
р а с п р е д у с т р о й с т в а  с о о т в е т 
с т в у е т  н у м е р а ц и и  н а  с о о т в е т с т 
в у ю щ и х  с х е м а х  э л е к т р и ч е с к и х  
с о е д и н е н и й .

5 . В в о д н ы е  п а н е л и  щ и т а  Н Н  н а  
п л а н е  и  р а з р е з е  2-2 п о к а з а н ы  
д л я  в а р и а н т а  с  т р а н с ф о р м а 
т о р о м  1 0 0 0  к В А .

ТП 407 - 3-656.01 ЭП1

Ш и н ы  н а  в е н т и л я ц и о н н о й  д и а ф р а г м е . (В ы в о д ы  Н Н  т р а н с ф о р 
м а т о р а  н е  п о к а з а н ы .)
Р а з м е р ы  п л о щ а д к и  д л я  п е р е м е щ е н и я  т р а н с ф о р м а т о р а  и е ё  о с ь  
у т о ч н а ю т с я  п р и  п р и в я з к е

_________________________________
П р и в я з а н ги п О с и п о в Г\ Л ■ и Р П  1 0 (6 ) к В , с о в м е щ е н н ы й  с  Т П  1 0 (6 )Л ),4 к В  

для городских электрических сетей и промпредприятий 
н а  б а з е  ш к а ф о в  К Р У - С  З А О  ’ А л ь с т о м  С Э М З *

С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Н а Ч . о т д е л а О с и п о в i d d r -
Р 9

И с п о л н . Б о б к о в

И с п о л н . Г о р д о в а
П л а н  и разрезы  Р П  (продолж ение)

П р о е к т н ы й  и н с т и т у т  
Г И П Р О К О М М У Н Э Н Е Р Г О  

г .  И в а н о в о
И с п о л н . М и х е е н к о я р

I i * H B .  № _______________|
1— =*

Ф о р м а т  А З

ff
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Д Л Г

1 3 1 5 1 7 1 9

8 6 0
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0

x
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>
C L

I
■8-

Й  1 7 6 5

Г

2-2

, 8 5 0  , 1 0 1 5  ^

t — - f  m
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, 6 0
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7
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1
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C L

I
I

I1

Й
1 3

1 1 7 0

100

О б о р у д о в а н и е  ш к а ф о в  К Р У - С  н а  р а з р е з е  у с л о в н о  н е  п о к а з а н о .

т

4 - 4

гш

D
Ш
II

1 4
( 1 6 )

1 1 7 0

0,000

£

2100

ЦТ
1 0 4 0  ^

Л г й

0,000

\[7

|
I
I  W F

^30 '
:--- ? ‘--;--------------------- 7

30'*
■3 г '

%1 1 i
0,000

П р и в я з а н г и п О с и п о в ГКО
Н а ч . о т д е л а О с и п о в

И с п о л н . Б о б к о в

И с п о л н . Г о р д о в а
—

И с п о л н . М и х е е н к о Щ :
1 И н в .  №  1

1 ТП 407 - 3 - 656.01 ЭП1

Р П  1 0 ( 6 ) к В , с о в м е щ е н н ы й  с  Т П  1 0 (6 ) / 0 ,4 к В С т а д и я Л и с т Л и с т о в

для городских электрических сетей и лромпредприятий  

н а  б а з е  ш к а ф о в  К Р У - С  З А О  " А л ь с т о м  С Э М З * Р 10

П л а н  и р азр езы  Р П  (ок о н ч а н и е )
П р о е к т н ы й  и н с т и т у т  

Г И П Р О К О М М У Н Э Н Е Р Г О  
г .  И в а н о в о

Ф о р м а т  А З
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1 Р У - 1 0 ( 6 ) к В . К а м е р а № 4 Р У - 1 0 ( 6 ) к В . К а м е р а № 1 0 К В В Г 1 0 x 1 , 5 7

2 Р У - 1 0 ( 6 ) к В . К а м е р а № 1 4 Р У - 1 0 ( 6 ) к В . К а м е р а № 1 0 К В В Г 1 0 x 1 , 5 6

3 Р У - 1 0 ( 6 ) к В . К а м е р а № 4 Р У - 1 0 ( 6 ) к В . К а м е р а № 8 К В В Г 1 0 x 1 , 5 6

4 Р У - 1 0 ( 6 ) к В . К а м е р а № 1 4 Р У - 1 0 ( 6 ) к В . К а м е р а № 1 2 К В В Г 1 0 x 1 , 5 5

5 Р У - 1 0 ( 6 ) к В . К а м е р а № 1 0 Р У - 1 0 ( 6 ) к В . К а м е р а № 8 К В В Г 1 0 x 1 , 5 5

6 Р У - 1 0 ( 6 ) к В . К а м е р а № 1 0 Р У - 1 0 ( 6 ) к В . К а м е р а № 1 2 К В В Г 7 x 1 , 5 5

7 (,) Р У - 1 0 ( 6 ) к В . К а м е р а № 6 К л е м м н а я  к о р о б к а  Т 1 К В В Г 7 x 1 , 5 8

8 01 Р У - 1 0 ( 6 ) к В . К а м е р а № 1 6 К л е м м н а я  к о р о б к а  Т 2 К В В Г 7 x 1 , 5 1 1

9 Р У - 1 0 ( 6 ) к В . К а м е р а № 2 Ш к а ф  Ш О Т В В Г 4 x 1 , 5 - 0 , 6 6 5

1 0 Р У - 1 0 ( 6 ) к В . К а м е р а № 2 Ш к а ф  Ш О Т в в г 4 x 1 , 5 - 0 , 6 6 5

1 1 Р У - 1 0 ( 6 ) к В . К а м е р а № 8 Ш к а ф  Ш О Т В В Г 4 x 1 ,5 - 0 ,6 6 9

1 2 Р У - 1 0 ( 6 ) к В . К а м е р а № 1 0 Р У - 1 0 ( 6 ) к В . К а м е р а № 1 4 в в г 4 x 1 , 5 - 0 , 6 6 6

1 3 Р У - 1 0 ( 6 ) к В . К а м е р а № 8 Р У - 1 0 ( 6 ) к В . К а м е р а № 5 п в з 1 4 ( 1 x 2 , 5 ) ^ 8 0 1 4 x 8

1 4 Р У - 1 0 ( 6 ) к В . К а м е р а № 8 Р У - 1 0 ( 6 ) к В . К а м е р а № 1 3 К В В Г 1 4 x 1 , 5 9

1 5 Р У - 1 0 ( 6 ) к В . К а м е р а № 1 4 Р У - 1 0 ( 6 ) к В . К а м е р а № 1 3 П В З 4 ( 1 x 2 , 5 ) - 3 8 0 4 x 6

1 6 Р У - 1 0 ( 6 ) к В . К а м е р а № 8 Р У - 1 0 ( 6 ) к В . К а м е р а № 1 2 К В В Г 4 x 1 , 5 6

12

С в о д к а  к а б е л е й  и  п р о в о д о в , д л и н а  в  м е т р а х

Ч и с л о  и М а р к а

с е ч е н и е  ж и л , К В В Г А К В В Г В В Г  || П В З К В В Г А К В В Г В В Г П В З
н а п р я ж е н и е

С х е м а  № 1 С х е м а  № 1 а

4 x 1 , 5 4 1 4 1

4 x 1 , 5 - 0 . 6 6 2 5 2 5

7 x 1 , 5 5 2 4

1 0 x 1 , 5 2 9 2 9

1 4 x 1 . 5 9 9

1 x 2 ,5 - 3 8 0 1 3 6 1 3 6

4 x 2 , 5 1 0 1 0

7 x 2 , 5 2 0 2 4 2 0 2 4

1 0 x 2 , 5 9 9

В н и м а н и е !  П е р е д  н а р е з к о й  д л и н ы  к а б е л е й  
у т о ч н и т ь  п о  м е с т у .

К а б е л и  7 , 8  -  т о л ь к о  д л я  с х е м ы  э л е к т р и ч е с к и х  
с о е д и н е н и й  №  1 а  и  с и л о в о г о  
т р а н с ф о р м а т о р а  1 0 0 0  к В А

П р и в я з а н

Т П  4 0 7  -  3  -  6 5 6 . 0 1  Э П 1

И з м . К о а у ч . Л и с т № д п с . П о д п и с ь Д а т а

Г И П О с и п о в ( А  I Р П  1 0 ( 6 ) к В , с о в м е щ е н н ы й  с  Т П  1 0 (6 )1 0 ,4 1 (8 С т а д и я Л и с т Л и с т о в
Н а ч . о т д е л а О с и п о в для городских электрических се те й и промпредприяти й 

н а  б а з е  ш к а ф о в  К Р У - С  З А О  ‘ А л ь с т о м  С Э М З ' Р 1 1
И с п о л н . К у р и л о в а Шаис I ,
И с п о л н . Г о р д о в а S3 Ж у р н а л  к о н т р о л ь н ы х  к а б е л е й  

( н а ч а л о )
П р о е к т н ы й  и н с т и т у т  

Г И П Р О К О М М У Н Э Н Е Р Г О  
г .  И в а н о в о

И с п о л н . М и х е е н к о

Ф о р м а т  А З
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3 1 Р У - 0 ,4 к В .  П а н е л ь  № 1 Р У - 0 ,4 к В .П а н е л ь  № 4 А К В В Г 7 x 2 ,5 9

3 2 Р У - 0 ,4 к В .П а н е л ь  № 8 Р У - 0 ,4 к В .П а н е л ь  № 4 А К В В Г 4 x 2 ,5 10

3 3 Р У - 0 ,4 к В .П а н е л ь  № 5 Р У - 0 ,4 к В .П а н е л ь  № 4 А К В В Г 7 x 2 ,5 5

3 4 Р У - 0 ,4 к В .П а н е л ь  № 5 Р У - 0 ,4 к В .П а н е л ь  № 1 А К В В Г 7 x 2 ,5 10

3 5 Р У - 0 ,4 к В .П а н е л ь  № 5 Р У - 0 ,4 к В .П а н е л ь  № 8 А К В В Г 1 0 x 2 ,5 9

3 6 Р У - 0 ,4 к В .П а н е л ь  № 1 Р У - 0 ,4 к В .П а н е л ь  у ч е т а  Т 1 К В В Г 7 x 2 ,5 6

3 7 Р У - 0 ,4 к В .П а н е л ь  № 1 Р У - 0 ,4 к В .П а н е л ь  у ч е т а  Т 1 К В В Г 4 x 1 ,5  ' 6

3 8 Р У - 0 ,4 к В .  П а н е л ь  № 8 Р У - 0 ,4 к В .П а н е л ь  у ч е т а  Т 2 К В В Г 7 x 2 ,5 1 4

3 9 Р У - 0 ,4 к В .П а н е л ь  № 8 Р У - 0 ,4 к В .П а н е л ь  у ч е т а  Т 2 К В В Г 4 x 1 ,5 1 4

4 0 Р У - 0 ,4 к В .К а м е р а  № 2 2 Ш к а ф  Ш О Т К В В Г 4 x 1 ,5 1 5

ТП 407 -3-656.01 ЭП1

[УВЯ1ПЙЯНЯ П Й Я  ®?ЙЯ K ^ S f f i S  Л Й Я

П р и в я з а н ги п О с и п о в Р П  1 0 (6 ) к В , с о в м е щ е н н ы й  с  Т П  1 0 (6 )/0 14 к В  
для городских электрических сетей и лромпредприятий 
н а  б а з е  ш к а ф о в  К Р У - С  З А О  " А л ь с т о м  С Э М З "

С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Н а ч . о т д е л а О с и п о в
Р 12| И с п о л н . К у р и л о в а \

| И с п о л н . М а к а р о в а Ж у р н а л  к о н т р о л ь н ы х  к а б е л е й  
(о к о н ч а н и е )

П р о е к т н ы й  и н с т и т у т  
Г И П Р О К О М М У Н Э Н Е Р Г О  

г .  И в а н о в о
I И с п о л н . М и х е е н к о

I И н в , . № _________ |
7

Ф о р м а т  А З
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Д
л

и
н

а
,

м

Н 1 Р У - 1 0 ( 6 ) к В .  К а м е р а  № 2 0 Ш к а ф  Ш О Т А В В Г 2 x 2 , 5 - 0 , 6 6 1 5

Н 2 Р У - 1 0 ( 6 ) к В .  К а м е р а  № 2 0 Ш к а ф  Ш О Т А В В Г 2 x 2 , 5 - 0 , 6 6 1 5

В н и м а н и е !
П е р е д  н а р е з к о й  д л и н ы  к а б е л е й  
у т о ч н и т ь  п о  м е с т у .

С в о д к а  к а б е л е й , д л и н а  в  м е т р а х

Ч и с л о  и  
с е ч е н и е  ж и л , 
н а п р я ж е н и е

М а р к а

А В В Г

2 x 2 , 5 - 0 , 6 6 3 0 ТП 407 - 3  - 656.01 ЭП1
__ U J__ __ __

B C T fW  IT fffW l fSTSffT7fft?4 У Т Й Й !

П р и в я з а н Т И П О с и п о в / О  р ■ 1 Р П  1 0 ( 6 ) к В , с о в м е щ е н н ы й  с  Т П  1 0 ( 6 ) / 0 ,4 к В  

д л я го р о д ск и х эл е к тр и ч е ск и х се те й  и пром пред при яти й  

н а  б а з е  ш к а ф о в  К Р У - C  З А О  " А л ь с т о м  С Э М З "

С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Н а ч . о т д е л а О с и п о в TSZT
Р 1 3

И с п о л н . К у р и л о в а

И с п о л н . Г о р д о в а __ Ж у р н а л  с и л о в ы х  к а б е л е й П р о е к т н ы й  и н с т и т у т  

Г И П Р О К О М М У Н Э Н Е Р Г О  
г .  И в а н о в о

И с п о л н . М и х е е н к о

I И н в ,  № __________ |
Ф о р м а т  А З
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м
1

§ ■ ? !

| S I*  о

TA2-A

2И1 2И2
Т А 2 - В

В  4 1 1
2И1 2И2 

T A ^ C
C  4 1 1

^ И 1 Ш 
— . N 4 1 1

T A 1 - AJ i
1И 1 1И2  

T A 1 - B

- Л .

1И1 1И2

—- J  l___
1И1 1И2

P I K
A 4 2 1 Ш
B 4 2 1

C 4 2 1

N 4 2 1

4  6 -

Ш -
Т А З

H 4 3 1

И 2  Ж

I4 3 2И 2  И 1  h

г '100B

J M 1
J M 2
Л М З

_ T M 4
, T M 5
,8 5 0
. 8 5 1

T M 6

p i K  E V .A ( U l H a )  E V .B f l l l H b )  E V .C ( U J H c )  E V . N p H n )

11
13
17 2
14 5
18 8
12 10
16
15

А630
В 6 0 0

С 6 3 0

N 6 3 0

6 0 1 Y 1 6 0 6

J ^ Y 2 ^ _ 6 0 8

246 1 0

S Q 1
6 9 4  >  6 9 6
6 8 6  i f !  1 2  6 8 8

6 8 2  2 3 1 ^ 4  6 8 4  

3 ? j j 3 2

4 3  4 4 с м . п р и м . 3

2  S Q 2  
8 9 5  p  8 9 6  
6 1 8  1 1 И 2  6 2 0  
6 2 2  2 3 7 * 2 4  6 2 4

— 2ЙЁ—
4 3  4 4  

S Q 4е л ч  / a v t
6 14 (6 2 6 ) т J  6 16 (6 2 8 ) 6 16 (6 3 0 ) f  602(632)

2 3 4 2 4  23 t 24

Е Е И ( 1 Ш О )  

S C 1

E E L 2 ( 2 l l l O )

г  А4Ш_ N ___

р з
8 5 5 П о р т  с в я з иШ8 5 3 R S - 4 8 5ш8 5 4 М Ю О М Р 1 2 1

M I C O M 1 2 1  

И з м е р е н и е

Т а к о в ы е
ц е п и
с ч е т ч и к а

Р е з е р в

Ш и н к и  
н а п р я ж е н и я

Ц е п и  

н а п р я ж е н и я  
с ч е т ч и к а .

Р е з е р в

Ц е л и
с п е р а т и в к о й

б л о к и р о в к и

Ц е п и

о с в е щ е н и я

Р е з е р в

Б л о к и р о в к а  

ц е п е й  

А В Р  ( М Т З ) .  

В  с х е м у  С В

• 2 2 0 В
+ Е С ( + Ш У )  - Е С ( - Ш У )

П М О В < Ь - 1 1 1 3 3 3 / 1 Л 7 П У З

C o a m e i ю л  и ю н ю т укипи
ю н г а с г о в J Ш Д О - ! ) V ( M S *

1 - 3тг~
- х *

ж
£ 8

Т П ” W
т а -

1 3 - 1 6
ТРПГ X

1 7 - 2 о

1 8 - 1 9

2 1 - 2 4

ш Ж” X

П К 1 6 - 1 2 С 2 0 1 5 У З

s i

i !

\ N k d h t .

ю л о ж Ч
Ч П Ю Я Д К 1 \

С )
СО %j

i — О - М У 2
2 M R - Т У *
3 4 5 - Д У .___ *

Ш и н к и
у п р а в л е н и я

А в то м а т и ч е с к и й
в ы к л ю ч а т е л ь

Ц е п и  п и т а н и я
п р и а о д а

в ы к л ю ч а т е л я

О п е р а т и в н о е  
и  п о  ц е л я м  

Т У и Д У

О п е р а т и в н о е  
и  п о  ц е п я м  

Т У и Д У

Р а б о т а
з а щ и т

О т  д у г о в о й  
з а щ и т ы

о т  А В Р

Ц е п и
у п р а в л е н и я

Э л е к т р о м а г н и т ы  

б л о к и р о в к и  
р а з ъ е д и н и т е л е й

Р е л е  п о л ож ени я  
"В к л ю ч е н о *

Л а м п а  пол ож ения  
■ В к л ю ч е н о *

Л а м п а  пол ож ения  

" О т к л ю ч е н о *

1
А А 4

2
П

S P 2

s V

I К - Е

А 1
1 1 5

ш ш

Ш и  Ш
K L 1 F

А 1

к с т
1 0  6

F V 1 . . . F V 3

Т з О т Г

201
S F 2

E D ( L U f l )

2 4  2 3
Ш .

8 1

6 2

K L 1 0

0 9 11

Л Ш 1
А 1

4 1 ( 4 3 )

K L 1 F  
____ < ___
10 6

0 3 1

В в о д  1 0 ( 6 )  к В  

Д л я  с х е м  г л а в н ы х  ц е п е й  

8 . 4 Т Э

Ц е п и  п и т а н и я  
з а щ и т ы

Ф и к с а ц и я
в к л ю ч е н н о г о

п о л о ж е н и я
в ы к л ю ч а т е л я

З а щ и т а  о т  

д уго в ы х замы каний

Р е л е
ф и к с а ц и и

в к л ю ч е н н о г о
п о л о ж е н и я

в ы к л ю ч а т е л я

Ц е п и
вклю чения С В  

п р и  А В Р

Ц е п и  
о т к л ю че ни я С В  
п р и  А В Р

Ф У Н К Ц И И  В Х О Д Н Ы Х  Р Е Л Е  M I C O M  Р 1 2 1  

L 1  ф и к с а ц и я  в к л ю ч е н н о го  п о л о ж е н и я  в ы к л ю чате л я

Ф У Н К Ц И И  В Ы Х О Д Н Ы Х  Р Е Л Е  M I C O M  Р 1 2 3  

R L 1  о т к л ю ч е н и е  п о  л о к а л ь н о й  с е т и  

R L 3  б л о к и р о в к а  ц е л е й  А В Р  

R L 4  в к л ю ч е н и е  п о  л о к а л ь н о й  с е т и  

R L 5  о тк л ю ч е н и е  о т  М Т З  с  п ус к о м  п о  н ап р я ж е н и ю  

R L 2  р е з е р в

1 .  Н а с т о я щ и й  ч е р т е ж  с о с т а в л е н  н а  о с н о в а н и и  ч е р т е ж а  
И К Ж М .6 5 6 3 4 3 .4 7 0 - 0 2  Э З  н а  к ам е р ы  с е р и и  К Р У - С  З А О  
A L S T O M  C O M 3

2 .  Р я д ы  з а ж и м о в  с м . ч е р т е ж  №  4 0 7  -  3  -  6 5 6 .0 1  Э П 1  л и с т  4 9
3 . В  с к о б к а х  у к а з а н а  з а в о д ск ая  м а р к и р о в к а  а п п а р а т о в .

ТП 407 - 3 - 656.01 ЭП1

Привязан

Инв. №

гип
Нач.отдела Осипов
Исполн.
Исполн.

О с и п о в

Курилова
Михеенко

РП 10(6)кВ , совмещ енный с  ТП  10(6)/0,4кВ  

для городских электрических сетей и промпредприятий 

на базе ш каф ов КРУЧ ) ЗАО  "Альстом  СЭМ З"

В в о д  1 0 ( 6 )  к В . С х е м а  э л е к тр и ч е с к а я  
п р и н ц и п и а л ь н а я (н а ч а л о )

//Ю Л Й Г)¥-0Ъ  7 Х

Стадия Л и с т

15

Листов

П р о е к т н ы й  и н с т и т у т
Г И П Р О К О М М У Н Э Н Е Р Г О  

г .  И в а н о в о
Ф о р м а т  А  3
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1 7

+ЕН(+ШС)

7 0 1 К 1- 1 0 9 3

7 0 1

А 4

W D

Ц - ^ г И
9 5

А З

ЗШ 0S

S F 2

1 2 N T T
K L 1 F  

-  ^
1 0  6

J Z 3 -

® Е Н ( ® Ш С )

7 0 3 П К Н З . К Н Д . К Н б . К Н Ю

— - / о — —
3  5

Ё Н А ( Ш З А )

Е А ( В Ш )

К Н 1 6  Г""

4 ^ 6  l U 2

—  В  с х е м е  Т Н  1 ( Т Н  2 )

L!_ f_J
£ 7 5

К Н 6

Ш и н к и
а в а р и й н о й

с и г н а л и з а ц и и

А в а р и й н о е
о т к л ю ч е н и е
в ы к л ю ч а т е л я

Ш и н к и
п р е д у п р е д и т .  

с и г н а л и з а ц и и  

Н е и с п р а в н о с т ь  

б л о к а  п и т а н и я  

B P 7 T E L  

А в т о м а т  

о т к л ю ч е н

Н е и с п р а в н о с т ь  
в ы х л о п н о г о  
к л а п а н а ________

Л а м п а  

’ Б л и н к е р  
н е  п о д н я т 11

- Е Н ( - Ш С )

л. H L 1
7 8 7 0 2

С и л о в о й  о т с е к  ш к а ф а  К Р У - С

Поз.
обозначение Н а и м е н о в а н и е К о л . П р и м е ч а н и е

А 1 В ы к л ю ч а т е л ь  в а к у у м н ы й  B B / T E L - 1 0 - 2 0 / I  | У 2 - 4 2 1 I I - п о  опросному листу

И Т Е А 6 7 4 1 5 2 . 0 0 3 Т У Геркон 3 8 1 7  G U N T H E R

E L 1 Л а м п а  М 0 3 6 - 2 5  Т У 1 6 - 8 8  И К А Ф . 6 7 5 3 0 0 . 0 0 1 Т У 1
с  п а т р о н о м  Е 2 7 Ф п П - 0 1 У Х Л 4  Г О С Т 2 7 4 6 . 1 - 8 8

F V 1 . . . F V 3 О гр а н и ч и т е л ь  п е р е н а п р я ж е н и я  О П Н - K P / T E L  О  У Х Л 2 3 □ -  к л а с с  н а п р - я  с е т и

И Т Е А . 6 7 4 3 6 1 . 1 0 1 Т У уточняется по опрли сту

S P 2 В ы к л ю ч а т е л ь  п у т е в о й  В П 1 9 М 2 1 Б 4 2 1 - 6 7 У 2 . 1 5 1

Т У 1 6 - 5 2 6 .5 1 6 - 8 3

> Q 1 . . . S Q ^ П е р е к л ю ч а т е л ь  П В 0 1 . 0 4 . 1 . 0 .  У Х Л З 4 п о  о п р о с н о м у  л и с т у

Т У 1 6 - 9 9  И К Ж М . 6 7 4 2 5 1 . 0 0 1

Т А - А Д С Т р а н с ф о р м а т о р  т о к а  Т Л К - 1 0 - П / 5 А  0 ,5 / 1 0 Р 3 п о  о п р о с н о м у  л и с т у

T A 3 . . . Z 7 Т р а н с ф о р м а т о р  т о к а  Т З Л М - 1 4 * М-максимальное кол-во

Т У 1 6 - 5 1 7 . 3 9 0 - 7 9 п о  о п р о с н о м у  л и с т у

Y 1 . . . Y 4 Замок З Б -1М У Х Л 2  с ключами К Э З -1М У Х Л 2  и К М -1У Х Л 2 ; 220В 4 п о  о п р о с н о м у  л и с т у

В И Л Е . 3 0 4 2 6 1 . 0 3 4 Т У

Y A 1 . Y A 2 Э л е к т р о м а г н и т  С 3 3 8 3 9 2

Р Р Д И  ITfflWI ПВТЯД ГЯРГЯ ГДУЯТГВТЯ

П р и в я з а н т и п О с и п о в [ > о  Л  |
Н а ч . о т д е л а О с и п о в Кшд
И с п о л н . К у р и л о в а

И с п о л н . Г о р д о в а

И с п о л н . М и х е е н к о

I И н в ,-  № __________ I L J

ТП 407 - 3-656.01 ЭП1

Р П  1 0 ( 6 ) к В , с о в м е щ е н н ы й  с  Т П  1 0 ( 6 ) Ю ,4 к В С т а д и я Л и с т Л и с т о в

для городских электрических се тей  и  промпредприятий  

н а  б а з е  ш к а ф о в  К Р У - С  З А О  ‘ А л ь с т о м  С Э М З * Р 1 6

В в о д  1 0 ( 6 )  к В .  С х е м а  э л е к т р и ч е с к а я  

п р и н ц и п и а л ь н а я  ( п р о д о л ж е н и е )
П р о е к т н ы й  и н с т и т у т  

Г И П Р О К О М М У Н Э Н Е Р Г О  
г .  И в а н о в о

/ #  Ф о р м а т  А З
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0
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 -
 6

5
6

.0
1

Ал
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 3

1 8

Поз.
обозначение Н а и м е н о в а н и е К о л . П р и м е ч а н и е

А 2 Б л о к  у п р а в л е н и я  B U / T E L - 2 2 0 - 0 5  А  У 2  И Т Е А .4 6 8 3 3 2 .0 2 1 Т У 1

А З Б л о к  п и та н и я  B P T E L - 2 2 0 - 0 2  А  У 2  И Т Е А .4 3 6 5 3 5 .0 0 7  Т У 1

А 4 Т о к о в о е  р е л е  M I C O M  Р 1 2 1 В 0 0 М 1 5 1 1

А 5 Бл ок  р азд елени я и разм нож ения си гнал ов Р Л / Т Е 1 - 2 2 0 - 0 3 У 2 1

И Т Е А . 4 6 8 3 5 3 . 0 0 8  Т У

Н И Л а м п а  и н д и к а то р н а я  С К Л 1 2 Б - Ж - 2 - 2 2 0  Е Н С К .4 3 3 1 3 7 .0 1 2 Т У 1 ж е л т а я

H L G Л а м п а  и н д и к а то р н ая  С К Л 1 2 Б - Л - 2 - 2 2 0  Е Н С К .4 3 3 1 3 7 .0 1 2 Т У 1 з е л е н а я

H L R Л а м п а  и н д и к а то р н а я  С К Л 1 2 Б - К - 2 - 2 2 0  Е Н С К .4 3 3 1 3 7 .0 1 2 Т У 1 к р а с н а я

К Н 6 .К Н 1 6 Р е л е  у к а з а т е л ь н о е  П Р У 1 - 1 1 - 8 5 0 1 2 - 4 0  У З  П Р У 1  Т У 2 0 , 1  А = 1

К Н З . К Н 4 Р е л е  указательное Р Э У 1 1 Б - 1 15 -4 0  У З  0 ,0 1 А  постоянного тока 2

Т У 1 6 - 6 4 7 . 0 2 2 - 8 5

K L 1 0 Р е л е  п р о м е ж у т о ч н о е  Р П  1 1 У Х Л 4 ;  2 2 0 В  Т У 1 6 - 5 2 3 .0 7 2 - 7 5 1

K L 1 1 Р е л е  п р о м е ж у т о ч н о е  Р П  2 5 2 У Х Л 4 ;  2 2 0 В  Т У 1 6 - 5 2 3 .4 8 3 - 7 8 1 4 з 1 р

K L 1 F . K C C , Р е л е  п р о м е ж у т о ч н о е  R 4 - 2 0 1 4 - 2 3 - 1 2 2 0 3

К С Т с  к о л о д к о й  G Z 4

П р и в я з а н

И н в .  №

„  Поз. 
обозначение Н а и м е н о в а н и е К о л . П р и м е ч а н и е

P I K С ч е т ч и к  С Э Т - 4 Т М . 0 2 . 2  5 ( 7 , 5 ) А  0 , 5 А ;  1 р  3 x 5 7 , 7 / 1 0 0 В 1 интерф ейс связи R S 4 8 5

И Г Л Ш . 4 1 1 1 5 2 . 0 8 7  Т У

R 3 Р е з и с т о р  С 5 - 3 5 В - 5 0 - 3 ,9 к О м ± Ю %  О Ж О . 4 6 7 . 5 5 1  Т У 1

R 7 Р е з и с т о р  С 5 - 3 5 В - 1 0 - 6 . 8 к О м ± Ю %  О Ж О . 4 6 7 . 5 5 1  Т У 1

S A 1 Переклю чатель П М О В Ф - 1 11 3 3 3 /1Д 7 0 У З  Т У 1 6 - 5 2 6 .1 2 8 -7 8  Т У 1

S A 2 П е р е к л ю ч а те л ь  П К 1 6 - 1 2 С 2 0 1 5 У З  Т У 3 4 2 8 -0 0 5 -0 3 9 6 5 7 9 0 -9 4 1

S C 1 Выключатель клавишный S W R  78 . Цвет клавиши чёрный или синий 1

S F 2 Выключатель автоматический S282 UC-C -3.0 A с блок-контактом S2-H21 1 А В В

X S 1 Р о з е т к а  У 86Р Б  с  в и л к о й  У 8 7 Р Б  Т У 1 6 - 5 2 6 .4 6 3 - 7 9 1

Х Т 1 ...Х Т 1 3 3 Р я д о в а я  к л е м м а  W A G O  с  з а ж и м о м  C E G E  C L A M P 1 3 3

ХТ1:1...ХГ1:40 Р я д о в а я  к л е м м а  W A G O  с  з а ж и м о м  C E G E  C L A M P 4 0

ХТ2:1...ХТ2:8 Р я д о в а я  к л е м м а  W A G O  с  з а ж и м о м  C E G E  C L A M P 8

И з м -  К о а у ч -

Г И П

Н а ч . о т д е л а

И с п о л н .

И с п о л н .

Л и с т  Ms д ок.

О с и п о в

О с и п о в

К у р и л о в а

М и х е е н к о

П о д п и с ь

Ш -

jS 2 S

ТП 407 - 3 - 656.01 ЭП1

РП 10(6)кВ, совмещенный с  ТП 10(6)/0,4кВ 
для городских эгектрических сетей и прсмпоедприятий 
на базе шкафс-в КРУ-С ЗАО "Альстом СЭМЗ"

В в о д  1 0 ( 6 )  к В .  С х е м а  э л е к т р и ч е с к а я  

п р и н ц и п и а л ь н а я  ( о к о н ч а н и е )

С т а д и я Л и с т

1 7

Л и с т о в

П р о е к т н ы й  и н с т и т у т  
Г И П Р О К О М М У Н Э Н Е Р Г О  

г .  И в а н о в о

Ф о р м а т  А З
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. А4

О У  о в

Т З .

3г Ч Я Н А4
RL1

2 K 4 S

Ш и н к и
у п р а в л е н и я

А в то м ати чесш й
вы кпю чатеП)

Ц е п и  п и т а н и я  
п р и в о д а  

в ы к л ю ч а т е л я

Оперативное 
и по цепям 

ТУиДУ

Оперативное 
и по цепям 
Т У и Д У
О т  з а щ и т

о т
д у г о в ы х

з а м ы к а н и й

А В Р

З а щ и т а  о т

д у г о в ы х

з а м ы к а н и й

Ц е л и

у п р а в л е н и я

Привязан

Инв. №

Пампа полож енш  
“О т к л ю ч е н о *  
Цепи п и та н и я

•акация китенок 
п о л о ж е н и я  
в ы к л ю ч а т е л я

А 4

1 0  6

га N
П о р т  с в я з иI S

и л 8 5 5  * * ■

8 5 3
R S - 4 8 5

Ш M i C O M  Р 1 2 2

ш 8 5 4

Э л е к т р о м а г н и т
б л о к и р о в о ч н ы й

Р е л е
положения

’ О т к л ю ч е н о "
Лампа положения 

"В к л ю ч е н о *

защ и ты

Б л о к и р о в к а  
у с к о р е н н о й  

с т у п е н и  М Т З

Б л о к и р о в к а  
ц е п е й  А В Р

Р е л е
ф и к с а ц и и

в к л ю ч е н н о г о
п о л о ж е н и я

в ы к л ю ч а т е л я

С е к ц и о н н ы й  в ы к л ю ч а т е л ь  1 0 ( 6 )  к В  

Д л я  с х е м  г л а в н ы х  ц е п е й  6 Т Э

Y 3
S Q 3
Y A 2 |  S Q 2 1 

Щ  О  ( А 1 )

S Q 2  

( А 1 )

Л 1е * ! п 1 J 11

Ф У Н К Ц И И  В Х О Д Н Ы Х  Р Е Л Е  M I C O M  Р 1 2 2

L 1  ф и к с а ц и я  в к л ю ч е н н о г о  п о л о ж е н и я  в ы к л ю ч а т е л я  
1 2  б л о к и р о в к а  у с к о р е н н о й  с т у п е н и  М Т З  п о с л е  

в ы к л ю ч е н и я  в ы к л ю ч а т е л я  
L 4  р е з е р в

Ф У Н К Ц И И  В Ы Х О Д Н Ы Х  Р Е Л Е  M I C O M  Р 1 2 2

R L 1  о т к л ю ч е н и е  л о  л о к а л ь н о й  с е т и  
R L 2  р е з е р в  
R L 3  р е э е р а
R L 4  в к л ю ч е н и е  п о  л о к а л ь н о й  с е т и  

R L 5  о т к л ю ч е н и е  о т  з а щ и т  
R L 6  р а б о т а  з а щ и т

1 .  Н а с т о я щ и й  ч е р т е ж  с о с т а в л е н  н а  о с н о в а н и и  ч е р т е ж а  
И К Ж М .6 5 6 Э 4 3 .4 7 2  Э З  н а  к а м е р ы  с е р и и  К Р У - С
З А О  А л ь с т о м  С Э М З

2 .  Р я д ы  з а ж и м о в  к а м е р ы  с м . ч е р т е ж  4 0 7  -  3  -  6 5 6 .0 1  Э П 1  л и с т  5 0 .
3 .  В  с к о б к а х  у к а з а н а  з а в о д с к а я  м а р к и р о в к а  а п п а р а т о в .

И з м .  Ко л .уч ,

Г И П

Нач.отдела
Исполн.
И с п о п н .

Л и с т  №док.

Осипов
Осипов
Курилова
М и х е е н к о

П о д п и с ь Д а т а

ТП 407 - 3 - 656.01 ЭП1

РП 10(6 ]кВ , совмещ енны й с  ТП 10(6)/0,4кВ  
для городских электрических сетей и промпредприятий 
на базе ш каф ов КРУ-С  ЗАО  ’ Альстом СЭМ З’

Секционный выключатель 1 0 ( 6 )  к В . С х е м а  
электрическая принципиальная (начало)

Стадия Лист Листов

18

П р о е к т н ы й  и н с т и т у т
Г И П Р О К О М М У Н Э Н Е Р Г О  

г .  И в а н о в о

4  " j# Ф орм ат А  з
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2 0

+ Е Н ( + Ш С )

7 0 1
K L 1 0

9 3

7 0 3

А 4  

» _  W D 9 5

А З

ПО D1

S F 2  

А 4

" Ж Г
т к Ч г

®ен(«шс}

Л
К Н З . К Н 4 . К Н 1 6

- И ------------------
3  5

■ 2 2 0 В  Е Н А ( Ш З А )

9 4 _______________ Д Л .  7 0 7

Г ------- 4

Е А ( В Ш )

К Н 1 6

7 1 1

Т ' Л М 2

А 1

З К г О З

- Е Н ( - Ш С )

Ш и н к и

а в а р и й н о й
с и г н а л и з а ц и и

А в а р и й н о е
о т к л ю ч е н и е
в ы к л ю ч а т е л я

Ш и н к и
п р е д у п р е д и т ,

с и г н а л и з а ц и и

Н е и с п р а в н о с т ь

з а щ и т ы

Н е и с п р а в н о с т ь  

б л о к а  п и т а н и я  

B P / T E L

А в т о м а т

о т к л ю ч е н

Р а б о т а  з а щ и т

Л а м п а  

' Б л и н н е р  
н е  п о д н я т "

С и л о в о й  о т с е к  ш к а ф а  К Р У - С

Поз.
збозначение Н а и м е н о в а н и е К о л . П р и м е ч а н и е

А 1 В ы к л ю ч ате л ь  ва к уум н ы й  B B / T E L - 1 0 - 2 0 /  □ У 2 - 4 2 ( 4 6 ) 1 п о  о п р о с н о м у  л и с т у

И Т Е А 6 7 4 1 5 2 . 0 0 3 Т У Геркон 3 8 1 7  G U N T H E R

E L 1 Л а м п а  М 0 3 6 - 2 5  Т У 1 6 - 8 8  И К А Ф . 6 7 5 3 0 0 . 0 0 1 Т У 1

с  п а т р о н о м  Е 2 7 Ф п П - 0 1 У Х Л 4  Г О С Т 2 7 4 6 . 1 - 8 8

S P 2 В ы к л ю ч а т е л ь  п у т е в о й  В П 1 9 М 2 1 Б 4 2 1 - 6 7 У 2 . 1 5 1 п о  о п р о с н о м у  л и с т у

Т У 1 6 - 5 2 6 .5 1 6 - 8 3

S Q 2 .S Q 3 П е р е к л ю ч а т е л ь  П В 0 1 . 0 4 .1 . 0 .  У Х Л З 2 п о  о п р о с н о м у  л и с т у

Т У 1 6 - 9 9  И К Ж М . 6 7 4 2 5 1 . 0 0 1

Т А - А . В . С Т р а н с ф о р м а т о р  т о к а  Т Л К - 1 0 - 1  1/ 5 А  0 ,5 / 1 0 Р 3 □  -1н .п е р в. уточняется

п о  о п р о с н о м у  л и с т у

Y 2 . Y 3 Замок З Б -1М У Х П 2  с ключами К Э З -1М У Х Л 2  и К М -1УХЛ 2 ; 220В 2 п о  о п р о с н о м у  л и с т у

В И Л Е .3 0 4 2 6 1 .0 3 4  Т У

Y A 2 Э л е к т р о м а г н и т  С 3 3 8 3 9 1

П Т Г Я  fiTWT f f f f i  Р??СЯ

П р и в я з а н г и п О с и п о в Л I
Н а ч . о т д е л а О с и п о в

И с п о л н . К у р и л о в а

И с п о л н . Г о р д о в а ВЕЗ?
И с п о л н . М и х е е н к о

1 И н в .  № __________1 L _ J

ТП 407 - 3 - 656.01 ЭП1

Р П  1 0 ( 6 ] к В , с о в м е щ е н н ы й  с  Т П  1 0 ( 6 ) / 0 ,4 к В С т а д и я Л и с т Л и с т о в

д л я го р о д ск и х эл е к тр и ч е ск и х с е те й  и  пром пред л ри яти й  

н а  б а з е  ш к а ф о в  К Р У - С  З А О  " А л ь с т о м  С Э М З " Р 1 9

С е к ц и о н н ы й  в ы к л ю ч а т е л ь  1 0 ( 6 )  к В .  С х е м а  

э л е к т р и ч е с к а я  п р и н ц и п и а л ь н а я  

( п р о д о л ж е н и е )

П р о е к т н ы й  и н с т и т у т  
Г И П Р О К О М М У Н Э Н Е Р Г О  
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Поз!

обозначение Н а и м е н о в а н и е К о л . П р и м е ч а н и е

А 2 Б л о к  уп р авл е н и я  B U / T E L - 2 2 0 - 0 5  А  У 2  И Т Е А .4 6 8 3 3 2 .0 2 1 Т У 1

А З Б л о к  питания B P / T E L - 2 2 0 - 0 3  А  У 2  И Т Е А .4 3 6 5 3 5 .0 0 7  Т У 1

А 4 Т о к о в о е  р е л е  M I C O M  Р 1 2 2 В 0 0 М 1 5 1

1

А 5 Блок разделения и размножения сигналов Р R /T EL-2 2 0 -0 3 А У 2 1

И Т Е А .4 6 8 3 5 3 .0 1 8  Т У

Н И Л ам п а  индикаторная С К Л 1 2 Б -Ж -2 -2 2 0  Е Н С К .4 3 3 1 3 7 .0 1 2  Т У 1 ж е л т а я

H L G Л ам п а  индикаторная С К Л 1 2 Б -Л -2 -2 2 0  Е Н С К .4 3 3 1 3 7 .0 1 2  Т У 1 з е л е н а я

H L R Л ам п а  индикаторная С К Л 1 2 Б -К -2 -2 2 0  Е Н С К .4 3 3 1 3 7 .0 1 2  Т У 1 к р а с н а я

К Н З .К Н 4 Р е л е  указательное Р Э У 1 1 Б - 1 1-5-40 У З  0,01 А  постоянного тока 2

Т У 1 6 - 6 4 7 .0 2 2 - 8 5

К Н 1 6 Р е л е  у к а з а т е л ь н о е  П Р У 1 - 1 1 - 8 5 0 1 2 - 4 0  У З  П Р У 1  Т У 1 0 ,1 А = 1

K L 1 . K L 1 4 , Р е л е  п р о м е ж у т о ч н о е  Р П  2 5 2  У Х Л 4 ;  2 2 0 В 3 З з  2р

K L 1 2 Т У 1 6 - 5 2 3 .4 8 3 - 7 8

K L 1 F .K L 2 F Р е л е  п р о м е ж у т о ч н о е  R 4 - 2 0 1 4 - 2 3 - 1 2 2 0 4

К С С . К С Т с  к о л о д к о й  G Z 4

K L 1 0 Р е л е  п р о м е ж уто ч н о е  Р П  1 1  У Х Л 4 ;  2 2 0 В  Т У 1 6 - 5 2 3 .0 7 2 - 7 5 1

K L 2 0 Р е л е  п р о м е ж уто ч н о е  Р П  1 1  У Х Л 4 ;  2 2 0 В  Т У 1 6 - 5 2 3 .0 7 2 - 7 5 1

“ Поз
обозначение Н а и м е н о в а н и е К о л . П р и м е ч а н и е

R 3 Р е з и с т о р  С 5 - 3 5 В - 5 0 - 3 ,9 к О м ± 1 0 %  О Ж О .4 6 7 . 5 5 1  Т У 1

R 7 Р е з и с т о р  С 5 - 3 5 В - Ю - 6 ,8 к О м ± 1 0 %  О Ж О .4 6 7 . 5 5 1  Т У 1

S A 1 П е р е к л ю ч а те л ь  П М О В Ф - 1 1 1 3 3 3 / 1 Д 7 0 У З  Т У 1 6 -5 2 6 .1 2 8 -7 8 1

S A 2 П ер е кл ю чател ь П К 1 6 - 1 2 С 2 0 1 5 У З  Т У3 4 2 8 -0 0 5 -0 3 9 6 5 79 0 -9 4 1

S A 3 Пере кл ю чател ь П К 1 6 - 1 2 И 3 0 1 4 У З  Т У3 4 2 8 -0 0 5 -0 3 9 6 5 79 0 -9 4 1

S C 1 Выключатель клавишный S W R  78. Цвет клавиши чёрный или синий 1

S F 2 Выключатель автоматический S282 U C -O 3 .0 A  с блок-контактом S2-H21 1 А В В

V D 1 П л а т а  д и о д н а я  И К Ж М . 3 0 1 4 1 1 .0 0 2 - 0 1 1

X S 1 Р о з е т к а  У 86Р Б  с  в и л к о й  У 8 7 Р Б  Т У 1 6 - 5 2 6 .4 6 3 - 7 9 1

Х Т 1 ...Х Т 1 3 3 Р я д о в а я  к л е м м а  W A G O  с  з а ж и м о м  C E G E  C L A M P 1 3 3

ХТ1-1...ХТМ0 Р я д о в а я  к л е м м а  W A G O  с  з а ж и м о м  C E G E  C L A M P 4 0

ХТ2-1...ХТ2-8 Р я д о в а я  к л е м м а  W A G O  с  з а ж и м о м  C E G E  C L A M P 8

ТП 407-3-656.01 ЭП1

П р и в я з а н

П ! Ш 1  Г Ш 9 1 П Д В 1 Г Я Г Я  Г Я Я
г и п
Н а ч . о т д е л а

И с п о л н .

И с п о л н .

И с п о л н .

О с и п о в

О с и п о в

К у р и л о в а

Г о р д о в а

М и х е е н к о

ш
РП 10(б)кВ, совмещенный с  ТП 10(бУ0,4кВ 
для городских электрических сетей и промпредприятий 
на базе шкаф ов КРУ-С ЗАО "Альстом СЭМЗ"

С е к ц и о н н ы й  в ы к л ю ч а т е л ь  1 0 ( 6 )  к В . С х е м а  
э л е к т р и ч е с к а я  п р и н ц и п и а л ь н а я  ( о к о н ч а н и е )

С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Р 2 0

П р о е к т н ы й  и н с т и т у т
Г И П Р О К О М М У Н Э Н Е Р Г О

г . И в а н о в о

Ф о р м а т  А З
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1 .  Н а с т о я щ и й  ч е р т е ж  с о с т а в л е н  н а  о с н о в а н и и  чертеж а 
И Ю К М .6 5 6 3 4 3 .4 7 3 - 0 2  Э З  н а  кам еры  се р и и  К Р У - С  З А О  
A L S T O M  C O M 3

2 . Р я д  заж им ов ш к аф а л ини и с А П В  с м . ч е ртеж  
№ 4 0 7  -  3  -  6 5 6 .0 1 Э П 1  л и ст 5 5 .

Оперативное 
к по цини 1У ИДУ

Ш и н к и
у п р а в л е н и я

Автоматический
выключатель

Б л о к  п и т а н и я  
В Р / Т Н .

Ц е п и  п и т а н и я  
п р и в о д а  

в ы к л ю ч а т е л я
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и  п о  ц е л я м  
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д у го в ы х  

з ам ы к а н и й
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у п р а в л е н и я

Электромагниты
б л о к и р о в к и

р а з ъ е д и н и т е л е й

Р е л е  п о л о ж е н и я  
'о т к л ю ч е н о * с  

зад е р ж к о й  
п р и  в о з в р а т е

Ц е п и  п и т а н и я  
з ащ и ты

Ф и к са ц и я  в к л ю 
ч е н н о го  п о л о ж е н и я  

в ы к л ю ч а те л я
Б л о к и р о в к а  у с к о 
р е н н о й  с т у п е н и  

М Г З  после включения 
в ы к л ю ч а те л я
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П о р т  связи 

RS485 M C0M  Р12Э

А 1
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8 2 1
я к г й

8 2 2

S A 1
ПМОВФ-11133ЭЛД70УЭ

к о п а м
Пот >жени< d v m m t m

) » Ч > 4 U 9 *
1-3 X
2-4 X
5-7 X
6-8 X
9-11 X
10-12 X
13-16 х
14-15 X
17-20 X
18-19 X
21-24 X
22-23

S A 2
П К 1 6 - 1 2 С 2 0 1 5 У З

Но
м

ер
 ,

 
оп
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ац

ий \ N k o h t .

ю л о ж Ч
1у к о я д ю \ 2 3 X

1 o W *
2 М Э Т У % _
2____ 4 К Я У х

Ф У Н К Ц И И  В Х О Д Н Ы Х  Р Е Л Е  M I C O M  Р 1 2 3

L 1  ф иксац ия вк л ю ч ё н н о го  п ол ож е н и я  вы кл ю чателя 
L 3  блокировка у с к о р е н н о й  ступ е н и  М Г З  

п о сл е  вклю чения вы кл ю чателя 
L 2  А П В

Ф У Н К Ц И И  В Ы Х О Д Н Ы Х  Р Е Л Е  M I C O M  Р 1 2 3

R L 1  о ткл ю чение п о  л о к ал ь н о й  се ти  
R L 3  С и гн а л  ’  Зам ы к ан и е  н а  зем лю ’
R L 4  вклю чение п о  л о к ал ь н о й  с е ти  
R L 5  о ткл ю чение о т  з а щ и т 
R L 6 Р а б о т а  защ и т 
R L 7  А П В

F V 1 . . . F V 3

Л а м п а  п о л о ж е н и я  

" в к л ю ч е н о *

Лампа положения 
"О т к л ю ч е н о "

З а щ и т а  о т  

дуговых замыканий

Р е л е
ф иксац ии
вклю ч ен но го
п ол ож ения
вы кл ю чателя

Л и н и я  1 0 (6 ) к В  
Д л я  с х е м  п и в н ы х  ц е п е й  

8 .4 Т Э

ТП 407 - 3 - 656.01 ЭП1

I T g T T i  Г ? Я Т Г Я  Ц Д Т С Т  fiT*ffT7TT C T  УТТЯТ?!

Привязан

-И н в . №

гип
Н а ч .о т д е л а

Исполн.
Исполн.

О с и п о в
О с и п о в
К у р и л о в а
М и х е е н к о

6 / РП  1 0 (6 )кВ , о о вм е щ е н н ы й сТ П  10(6 )/0 ,4кВ  

для городских алеирических сетей и промпредприятий 

на б а зе  ш каф ов КР У -С  ЗА О  ’ А льстом  С Э М З"

Линия 10(6) кВ с  АПВ. Схема электрическая 
принципиальная (начало)

С т а д и я  Л и с т  Л и с т о в

21

Проектный институт
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 
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+ Е Н ( + Ш С )  - 2 2 0 В  Е Н А ( Ш З А )

€ Е Н ( ® Ш С )

7 0 3 И К Н 4 . К Н 1 6  

X  
3  5

- Е Н ( - Ш С )

Ш и н к и

а в а р и й н о й
с и г н а л и з а ц и и

А в а р и й н о е
о т к л ю ч е н и е

в ы к л ю ч а т е л я

Ш и н к и
п р е д у п р е д и т .

с и г н а л и з а ц и и

Н е и с п о э в н о с т ь
з а щ и т ы

Н е и с п р а в н о с т ь  

б л о к а  п и т а н и я  

B P / T E L

Р а б о т а  з а ш и т

А в т о м а т

о т к л ю ч е н

З а щ и т а  о т
д у г о в ы х
з а м ы к а н и й

С и г н а л  

" З а м ы к а н и е  

н а  з е м л ю "

Л а м п а  

" Б л и н к е р  
н е  п о д н я т '

С и л о в о й  о т с е к  ш к а ф а  К Р У - С

Поз.
обозначение Н а и м е н о в а н и е К о л . П р и м е ч а н и е

А 1 В ы к л ю ч а т е л ь  в а к у у м н ы й  B B / T E L - 1 0 - 2 0 / I  1 У 2 - 4 2 1 Ш  -  по опросному листу

И Т Е А 6 7 4 1 5 2 . 0 0 3 Т У Геркон 3 8 1 7  G U N T H E R

E L 1 Л а м п а  М 0 3 6 - 2 5  Т У  1 6 - 8 8  И К А Ф . 6 7 5 3 0 0 . 0 0 1 Т У 1

с  п а т р о н о м  Е 2 7 Ф п П - 0 1 У Х Л 4  Г О С Т 2 7 4 6 . 1 - 8 8

F V 1 . . . F V 3 О г р а н и ч и т е л ь  п е р е н а п р я ж е н и я  О П Н - K P / T E L  [ Щ  У Х Л 2 3 П -  к л а с с  н а п р - я  с е т и

И Т Е А . 6 7 4 3 6 1 . 1 0 1  Т У уточняется по опр.листу

S P 2 В ы к л ю ч а т е л ь  п у т е в о й  В П 1 9 М 2 1 Б 4 2 1 - 6 7 У 2 . 1 5 1

Т У 1 6 - 5 2 6 . 5 1 6 - 8 3

S Q 1 . . . S Q 4 П е р е к л ю ч а т е л ь  П В 0 1 . 0 4 . 1 . 0 .  У Х Л З 4 п о  о п р о с н о м у  л и с т у

Т У  1 6 - 9 9  И К Ж М . 6 7 4 2 5 1 . 0 0 1

Т А - А , В , С Т р а н с ф о р м а т о р  т о к а  Т Л К - 1 0 - П / 5 А  0 , 5 / 1 0 Р 3 п о  о п р о с н о м у  л и с т у

T A 3 . . . Z 7 Т р а н с ф о р м а т о р  т о к а  Т З Л М - 1 4 * *4-максимальное кол-во

Т У 1 6 - 5 1 7 . 3 9 0 - 7 9 п о  о п р о с н о м у  л и с т у

Y 1 . . . Y 4 Замок З Б-1 М У Х Л 2  с  ключами К Э З - 1 М У Х Л 2  и К М - 1 У Х Л 2 ; 2 2 0 В 4 п о  о п р о с н о м у  л и с т у

В И Л Е . 3 0 4 2 6 1 . 0 3 4 Т У

Y A 1 . Y A 2 Э л е к т р о м а г н и т  С 3 3 8 3 9 2

ТП 407 -  3 -  656.01 ЭП1

И з м . К о я у ч . Л и с т № д о к . П о д п и с ь Д а т а

П р и в я з а н Г И П О с и п о в f T X  / Р П  1 0 ( б ) к В ,  с о в м е щ е н н ы й  с  Т П  1 0 ( 6 ) / 0 .4 к В  

д л я  го р о д с к и х э л е к тр и ч е с к и х с е те й  и  пр о м пр е д л р и я ти й  

н а  б а з е  ш к а ф о в  К Р У - С  З А О  " А л ь с т о м  С Э М З "

С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Н а ч . о т д е л а О с и п о в
Р 22

И с п о л н . К у р и л о в а fo ju u » ,
f

И с п о п н . М и х е е н к о IS P Л и н и я  1 0 ( 6 )  к В с  А Г Т В .  С х е м а  э л е к т р и ч е с к а я  

п р и н ц и п и а л ь н а я  ( п р о д о л ж е н и е )

П р о е к т н ы й  и н с т и т у т  
Г И П Р О К О М М У Н Э Н Е Р Г О  

г .  И в а н о в оИ н в .  №

& &  Ф о р м а т  А З
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обозначение Н а и м е н о в а н и е К о л . П р и м е ч а н и е

А 2 Б л о к  уп р а в л е н и я  B U 7 T E L - 2 2 0 - 0 5  А  У 2  И Т Е А .4 6 8 3 3 2 .0 2 1  Т У 1

А З Б л о к  п и т а н и я  B P / T E L - 2 2 0 - 0 2  А  У 2  И Т Е А .4 3 6 5 3 5 .0 0 7  Т У 1

А 4 Т о к о в о е  р е л е  M I C O M  Р 1 2 3 В 0 0 М 1 5 1 1

А 5 Б л о к  р а з д е л е н и я  и р аз м н о ж е н и я  с и гн а л о в  P R / T E L - 2 2 0 - 0 3 1 н е  и с п о л ь з у е т с я

И Т Е А .4 6 8 3 5 3 .0 0 8  Т У

H L 1 Л ам па индикаторная С К Л - 1 2 .Б -Ж -2 -2 2 0  Е Н С К .4 3 3 1 3 7 .0 1 2  Т У 1 ж е л т а я

H L G Л ам па индикаторная С К Л - 1 2 .Б -Л -2 -2 2 0  Е Н С К .4 3 3 1 3 7 .0 1 2 Т У 1 з е л е н а я

H L R Л ам па индикаторная С К Л -1 2 .Б -К -2 -2 2 0  Е Н С К .4 3 3 1 3 7 .0 1 2  Т У 1 к р а с н а я

К Н З Реле указательное РЭ У11Б-11 -540 УЗ 0,01 А  постоянного тока Т У16-647.022-85 1 н е  и с п о л ь з у е т с я

К Н 4 .К Н 1 6 Р е л е  у к а з а т е л ь н о е  П Р У 1 - 1 1 - 8 5 0 1 2 - 4 0  У З  П Р У 1  Т У 2 0 ,1  А = !

KL3,KCC,KCT Р е л е  п р о м е ж у т о ч н о е  R 4 - 2 0 1 4 - 2 3 - 1 2 2 0  с  к о л о д к о й  G Z 4 3 K L 3  - н е  и спо л ь з уе тс я

K L 1 0 Р е л е  п р о м е ж ут о ч н о е  Р П  1 1  У Х 4 ;  2 2 0 В  Т У 1 6 - 5 2 3 .0 7 2 - 7 5 1

K L 1 2 Р е л е  п р о м е ж ут о ч н о е  Р П  2 5 2 У Х Л 4 ; 2 2 0 В  Т У 1 6 -5 2 3 .4 8 3 -7 8 1 4 з 1 р

P I K С ч е т ч и к  С Э Т - 4 Т М . 0 2 . 2  5 ( 7 ,5 )  0 , 5 А ;  1 р  3 x 5 7 ,7 / 1 0 0  В 1 интерф ейс связи R S 4 8 5

И Г Л Ш . 4 1 1 1 5 2 . 0 8 7  Т У

П р и в я з а н

И н в .  №

Поз.
обозначение Н а и м е н о в а н и е К о л . П р и м е ч а н и е

R 3 Р е з и с т о р  С 5 - 3 5 В - 5 0 - 3 ,9 к О м ± Ю %  О Ж О . 4 6 7 . 5 5 1  Т У 1

R 7 Р е з и с т о р  С 5 - 3 5 В - Ю - 6 ,8 к О м ± Ю %  О Ж О . 4 6 7 . 5 5 1  Т У 1 н е  и с п о л ь з у е т с я

S A 1 П е р е к л ю ч а т е л ь  П М О В Ф - 1 1 1 3 3 3 / 1 Д 7 0 У З  Т У 1 6 - 5 2 6 .1 2 8 - 7 8 1

S A 2 П е р е к л ю ч а т е л ь  П К 1 6 - 1 2 С 2 0 1 5 У З  Т У 3 4 2 8 -0 0 5 -0 3 9 6 5 7 9 0 -9 4 1

S A 3 . S A 4 П е р е к л ю ч а т е л ь  П Е - 0 2 1  У Х Л З  и с п .2 , С  Т У 1 6 - 5 2 6 .4 0 8 - 8 2 2 S A 4  -  н е  и сп о л ь з уе тс я

S C 1 Выключатель клавишный S W R  78 Цвет клавиши чёрный или синий 1

S F 2 В ы к л ю ч а т е л ь  а в т о м а т и ч е с к и й  S 2 8 2  U C - C - 3 , 0  А 1 А В В

с  б л о к - к о н т а к т о м  S 2 - H 2 1

X S 1 Р о з е т к а  У 86Р Б  с  в и л к о й  У 8 7 Р Б  Т У 1 6 - 5 2 6 .4 6 3 - 7 9 1

Х Т 1 ...Х Т 1 3 3 Р я д о в а я  к л е м м а  W A G O  с  з а ж и м о м  C E G E  C L A M P 1 3 3

ХТ1.1...ХТ1.40 Р я д о в а я  к л е м м а  W A G O  с  з а ж и м о м  C E G E  C L A M P 4 0

ХТ2 .1...Х Т2 .8 Р я д о в а я  к л е м м а  W A G O  с  з а ж и м о м  C E G E  C L A M P 8

И з м . Коп.уч.
Г И П

Н а ч . о т д е л а

И с п о л н .

И с п о л н .

Л и с т  № д о к . П о д п и с ь

О с и п о в

О с и п о в

К у р и л о в а

М и х е е н к о

т Д а т а

ТП 407 - 3 - 656.01 ЭП1

РП 10(6)кВ , созм ещ екн ы й  с Т П  10(6)Ю .4кВ 
для городских злею рйчеспк сетей и  прсмпредприяний 
на  б азе  ицсафов К Р У -С  З А О  “А льстом  С Э М З“

/1иния 1 0 ( 6 )  к В  с  А П В .  С х е м а  э л е к т р и ч е с к а я  

п р и н ц и п и а л ь н а я  ( о к о н ч а н и е )

С т а д и я Л и с т

2 3

Л и с т о в

П р о е к т н ы й  и н с т и т у т  
Г И П Р О К О М М У Н Э Н Е Р Г О  

г .  И в а н о в о

Л д  ф о р м а т  А З
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S 3

Т А 2 - А

Л .
2И2 2И1  

Т А 2 - В

' J T r
Т А 2 - С

- f t
Т А 1 -А

1И2 1И1 

Т А 1-ВJFL
1И2 1И1

1 6 1 - с

__I I—
1И2 1И1

И 2  И1

P I K
T M 1
Т М 2
Т М З
Т М 4
Т М 5
8 5 0
851  
Т М 6

А411 А 4

В 4 1 1

С 4 1 1

Я ]  —  

§  —

3  (5 —
№ 1 1

А 421
P I K

В 4 2 1

С 421

Э И -1  

ЭИ

3 о —

N 421

Т А З
к .

J r t l . Н 431
А 4

Н 432

А 6 3 0

В 6 0 0

С 6 3 0

N 6 3 0

801 6 0 6

6 0 8
. . .

6 9 4
S Q 1

J L 696
686 11112 688 
682 2 ^ > 2 4  684

117*35

у  6 1 0

2 o ftc  S Q 2  В9 5 > _
ТП 12

896

4 3  4 4

S Q 3
6 2 6  Т 6 2 8

гЗ'Чг» 2 4  

Е Е И ( 1 Ш О )

SC 1
— V —
2 1

-3 6  В

7 2 5

6 1 8  11 > 1 2  620  

6 2 2  2 3 j* 2 4 ~ 6 2 4  

l iT J * 3 2

■ 4 3 4 4

S Q 4
6 3 0  f  632  

2̂ [

EEL2(2U JO )

E L 1

7 2 3
X S 1

<  >„

7 & Г ~ *
724

-100В

Е У А ( Ш Н а )  Е У .В (Ш Н Ь ) Е У .С (Ш Н с ) EV -N (lIJH n )

Т о к о в ы е  це п и  
м ак си м ал ь н о й  
то к о в о й  защ иты , 
то к о в о й  о тсе чки , 

и и зм ер ен и я

То к о в ы е

ц е п и
счетчика

Т о к о в ы е

ц е п и
защ иты  о т  
зам ы каний 
н а  зем лю

Ш инки
н ап ря ж ен и я

Ц е п и

н ап р я ж е н и я  
сч е тч и к а , 

те л е м е тр и ч е ск и е  
вы ходы

Ц е п и

о св е щ е н и я

+ Е С ( * Ш У )  - Е С ( - Ш У )
- 2 2 0 В

I n  I1 2 .

_ J ^  А З  \
S F 22.1 АЗ

1 G5
ш Ш

S A 1

S A 2
¥ Ш

^ 1 4

9irP
n i t  
1111 
1 1 1 1
T l  I I

1 6
J 2 Q 3 .

1 5
m .

телеуправление

A T "

О У  O B

" Т й :

A 4

K C C

тД тг кст

R L 1

t Q tt

Y A 1

А 1

ЗЭ-nHI

З КгИ

8 1 2
Y A 2 *

■ft
8 1 4

K L 1 2

т О е

1.  Н а с т о я щ и й  ч е р те ж  с о с т а в л е н  н а  о с н о в а н и и  че р те ж а  
И К Ж М .6 5 6 3 4 3 .4 7 3 - 0 .1  Э З  н а  к ам е р ы  с е р и и  К Р У - С  З А О  
A L S T O M  C O M 3

2 . Р я д ы  заж им ов ш к аф а  л и н и и  с и . ч е р те ж  
№ 4 0 7  -  3  -  6 5 6 .0 1  Э П 1  л и с т  5 6 .

Ш и н к и
у п р а в л е н и я

А в т о м а т и ч е с к и й

в ы к л ю ч а т е л ь

Б л о к  п и т а н и я  
B P / T E L

Ц е л и  л и т а н и я  
п р и в о д а  

в ы к л ю ч а те л я

О п е р а т и в н о е  
и  п о  ц е п я м  

Т У и Д У

О п е р а т и в н о е  
и  п о  ц е п я м  

Т У и Д У

О т  з а щ и т

О т  з ащ и ты
д у го в ы х
з а м ы к а н и й

Ц е п и
у п р а в л е н и я

Э лектром агниты
б л о к и р о в к и

р а з ъ е д и н и т е л е й

Р еле полож ения  
'о т кл ю ч е н о 'с  

задерж кой  
при  возврате

Ц епи питания  
защ иты

Ф иксация вклю 
ченного  полож ения  

вы клю чателя

Б локировка уско 
ренной ступени М ТЗ  

п осл а  вклю чения  
вы клю чателя

А 1

ms 7 5

7 3

H L R

Т®2---- 1
H L G  I

1 & 2 ---------

2
п

S P 2

Но

Щ Ш Д )

3 ^ * 4
А 1

Ж .
S F 2 20 0

2 4  2 3  K L 1 0

23ИШ 81

кст
10 6

8 2

Л ам па полож ения  
'В к л ю ч е н о *

Л ам па полож ения  
'О т к л ю ч е н о *

З а щ и та  о т  

дуговы х замыканий

Р е л е
ф и кс а ц и и

вклю ч ен но го
пол ож ен и я
вы клю чателя

А 4

№
Е

Ш

Ш

8 5 2

8 5 3

8 5 4

П о р т  связи 
R S - 4 8 5  
M I C O M  Р 1 2 2

8 1 7 8 1 8
з!г  t JS

8 2 1 8 2 2

S A 1
— П М 6 Ш Ш 5 Ш 6 У З
C w n xккмактва

ЛОГюокение р ук о я т к и
(М5*

1-3 х
2-4 X
5-7 х
м X
9-11 X
10-12 X
13-16 X
14-15 X
17-20 X
18-19 X
21-24 X
22-23 х

S A 2

П К 16 -12 С 20 15 УЗ

Но
ме

р 
„ 

оп
ер

ац
ий \ 1 J k o h t .

голомсЧ
зукояфмч

CN
3

СО
л £

О-М У % Е
2 •4 S -T V
1 ___ Е

Л и н и я  1 0 ( 6 )  к В

Д л я  с х е м  гл а в н ы х  ц е п е й  
В .4 Т Э

Ф У Н К Ц И И  В Х О Д Н Ы Х  Р Е Л Е  M I C O M  Р 1 2 2

L 1  ф и к сац и я  в к л ю ч е н н о го  п о л о ж е н и я  вы кл ю чателя 
L 2  б л о к и р о в к а  у с к о р е н н о й  с ту п е н и  М Т З  

п о с л е  вк л ю чения вы кл ю чате л я

Ф У Н К Ц И И  В Ы Х О Д Н Ы Х  Р Е Л Е  M I C O M  Р 1 2 2

R L 1  о тк л ю ч е н и е  п о  л о к а л ь н о й  с е т и  
R L 3  С и ж а л  *  За м ы к ан и е  н а  з е м л ю *
R L 4  вк л ю ч е н и е  п о  л о к а л ь н о й  с е ти  
R L 5  о тк л ю ч е н и е  о т  з ащ и т 
R L 6 Р а б о т а  з ащ и т

F V 1 . . . F V 3 №

Р Д Я Н  Г Ш Я 1 l i l l K I  Ш У Я  l i B H f f l  И

Привязан

Инв. №

гип
Н ач.отдела

И сполн.

ИспоЛи.

О сипов

Курилова
М ихеенко

е м

1»

ТП 407 - 3 - 656.01 ЭП1

Р Л  10(6 )кВ , совмещенный с  Т П  10(бу0,4кВ С т а д и я Л и с т Л и с т о в
для городских электрических сетей и проипредприягай 
на базе шкафов К Р У -С  З А О  'Ал ьстом  С Э М З * Р 2 4

Л и н и я  1 0 ( 6 )  к В  б е з  А П В .  С х е м а  э л е ктр и че ск ая  
п р и н ц и п и а л ь н а я (н а ч а л о )

Проектный институт
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
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2 6

С и л о в о й  о т с е к  ш к а ф а  К Р У - С

♦ Е Н ( + Ш С ) - 2 2 0 В Е Н А ( Ш З А )

€ЕН(ФШС)

7 0 3

- Е Н ( - Ш С )

Л
К Н 4 . К Н 1 6

3 Г
И - Ж

н и
7 0 2

Ш и н к и

а в а р и й н о й
с и г н а л и з а ц и и

А в а р и й н о е

о т к л ю ч е н и е
в ы к л ю ч а т е л я

Ш и н к и
п р е д у п р е д и т .

с и г н а л и з а ц и и

Н е и с п р а в н о с т ь

з а щ и т ы

Н е и с п р а в н о с т ь  

б л о к а  п и т а н и я  

B P / T E L

Р а б о т а  з а щ и т

А в т о м а т

о т к л ю ч е н

З а щ и т а  о т
д у г о в ы х
з а м ы к а н и й

С и г н а л  

' З а м ы к а н и е  

н а  з е м л ю "

Л а м п а  

" Б л и н к е р  

н е  п о д н я т "

Поз.
обозначение Н а и м е н о в а н и е К о л . П р и м е ч а н и е

А 1 В ы к л ю ч а т е л ь  в а к у у м н ы й  В В Я Е Ы 0 - 2 0 / 1  | У 2 - 4 2 1 О - п о  опросному листу

И Т Е А 6 7 4 1 5 2 . 0 0 3 Т У Геркон 3 8 17  G U N T H E R

E L 1 Л а м п а  М 0 3 6 - 2 5  Т У 1 6 - 8 8  И К А Ф . 6 7 5 3 0 0 . 0 0 1 Т У 1

с  п а т р о н о м  Е 2 7 Ф п П - 0 1 У Х Л 4  Г О С Т 2 7 4 6 . 1 - 8 8

F V 1 . . . F V 3 О г р а н и ч и т е л ь  п е р е н а п р я ж е н и я  О П Н - K P / T E L  О  У Х Л 2 3 □ -  к л а с с  н а п р - я  с е т и

И Т Е А . 6 7 4 3 6 1 . 1 0 1  Т У
уточняется по опр.листу

S P 2 В ы к л ю ч а т е л ь  п у т е в о й  В П 1 9 М 2 1 Б 4 2 1 - 6 7 У 2 . 1 5 1

Т У 1 6 - 5 2 6 .5 1 6 - 8 3

S Q 1 . . . S Q 4 П е р е к л ю ч а т е л ь  П В 0 1 . 0 4 . 1 . 0 .  У Х Л З 4 п о  о п р о с н о м у  л и с т у

Т У  1 6 - 9 9  И К Ж М . 6 7 4 2 5 1 . 0 0 1

Т А - А Д С Т р а н с ф о р м а т о р  т о к а  Т Л К - 1 0 - П / 5 А  0 ,5 / 1 0 Р 3 п о  о п р о с н о м у  л и с т у

T A 3 . . . Z 7 Т р а н с ф о р м а т о р  т о к а  Т З Л М - 1 4 * ^-максимальное кол-во

Т У 1 6 - 5 1 7 . 3 9 0 - 7 9 п о  о п р о с н о м у  л и с т у

Y 1 . . . Y 4 Замок ЗБ-1 М У Х Л 2  с ключами К Э З -1 М У Х Л 2  и К М -1У Х Л 2 ; 220В 4 п о  о п р о с н о м у  л и с т у

В И Л Е . 3 0 4 2 6 1 . 0 3 4 Т У

Y A 1 . Y A 2 Э л е к т р о м а г н и т  С 3 3 8 3 9 2

ТП 407 - 3 - 656.01 ЭП1

И з м . Кол.уч. Л и с т №док. П о д п и с ь Д а т а

П р и в я з а н Г И П О с и п о в Г Ь  1 Р П  1 0 ( 6 ) к В ,  с о в м е щ е н н ы й  с  Т П  Ю ( б у О , 4 к В С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Н а ч . о т д е л а О с и п о в д л я  го р о д с к и х  э л е к т р и ч е с к и х  с е т е й  и  п р о м п р е д п р и я т и й  

н а  б а з е  ш к а ф о в  К Р У - C  З А О  " А л ь с т о м  С Э М З " Р 2 5И с п о л н . К у р и л о в а 1 d
И с п о л н . М и х е е н к о f Л и н и я  1 0 ( 6 )  к В  б е з  А П В .  С х е м а  э л е к т р и ч е с к а я  

п р и н ц и п и а л ь н а я  ( п р о д о л ж е н и е )

П р о е к т н ы й  институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. И в а н о в оI J d - H B j V I g __________ I \
Ц006О?- Рв Л ?  Ф о р м а т  А З
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“ Поз.
обозначение Н а и м е н о в а н и е К о л . П р и м е ч а н и е

Лоз.
обозначение Н а и м е н о в а н и е К о л . П р и м е ч а н и е

R 3 Р е з и с т о р  С 5 - 3 5 В - 5 0 - 3 ,9 к О м ± Ю %  О Ж О . 4 6 7 . 5 5 1  Т У 1

А 2 Б л о к  у п р а в л е н и я  B U / T E L - 2 2 0 - 0 5  А  У 2  И Т Е А .4 6 8 3 3 2 .0 2 1  Т У 1

R 7 Р е з и с т о р  С 5 - 3 5 В - 1 0 - 6 , 8 к О м ± 1 0 %  О Ж О . 4 6 7 . 5 5 1  Т У 1 н е  и с п о л ь з у е т с я

А З Б л о к  п и т а н и я  B P / T E L - 2 2 0 - 0 2  А  У 2  И Т Е А .4 3 6 5 3 5 .0 0 7  Т У 1

S A 1 П е р е к л ю ч а т е л ь  П М О В Ф - 1 1 1 3 3 3 / 1 Д 7 0 У З  Т У 1 6 - 5 2 6 .1 2 8 - 7 8 1

А 4 Т о к о в о е  р е л е  M I C O M  Р 1 2 2 В 0 0 М 1 5 1 1

S A 2 П е р е к л ю ч а т е л ь  П К 1 6 - 1 2 С 2 0 1 5 У З  Т У 3 4 2 8 -0 0 5 -0 3 9 6 5 7 9 0 -9 4 1

А 5 Б л о к  р а з д е л е н и я  и р аз м но ж е н и я  с и гн а л о в  P R / T E L - 2 2 0 - 0 3 1 н е  и с п о л ь з у е т с я

И Т Е А .4 6 8 3 5 3 .0 0 8  Т У S A 3 . S A 4 П е р е к л ю ч а т е л ь  П Е - 0 2 1  У Х Л З  и с п .2 , С  Т У 1 6 - 5 2 6 .4 0 8 - 8 2 2

H L 1 Л ам па индикаторная С К Л - 1 2 .Б -Ж -2 -2 2 0  Е Н С К . 4 3 3 1 3 7 .0 1 2  Т У 1 ж е л т а я S C 1 Выключатель клавишный S W R  78 Цвет клавиши чёрный или синий 1

H L G Л ам па индикаторная С К Л -1 2 .Б -Л -2 -2 2 0  Е Н С К . 4 3 3 1 3 7 .0 1 2  Т У 1 з е л е н а я S F 2 В ы к л ю ч а т е л ь  а в т о м а т и ч е с к и й  S 2 8 2  U C - C - 3 , 0  А 1 А В В

с  б л о к - к о н т а к т о м  S 2 - H 2 1

H L R Л ам па индикаторная С К Л -1 2 .Б -К -2 -2 2 0  Е Н С К .  4 3 3 1 3 7 .0 1 2  Т У 1 к р а с н а я

X S 1 Р о з е т к а  У 86Р Б  с  в и л к о й  У 8 7 Р Б  Т У 1 6 - 5 2 6 .4 6 3 - 7 9 1

К Н З Реле указательное Р З У 11Б-11 -5-40 УЗ 0,01 А  постоянного тока Т У16-647.022-85 1 н е  и с п о л ь з у е т с я

Х Т 1 .. .Х Г 1 3 3 Р я д о в а я  к л е м м а  W A G O  с  з а ж и м о м  C E G E  C L A M P 1 3 3

К Н 4 .К Н 1 6 Р е л е  у к а з а т е л ь н о е  П Р У 1 - 1 1 - 8 5 0 1 2 - 4 0  У З  П Р У 1  Т У 2 0 ,1  А = 1

Ш . 1 . . . Х Т Ш Р я д о в а я  к л е м м а  W A G O  с  з а ж и м о м  C E G E  C L A M P 4 0

К1ДКСС.КСТ Р е л е  п р о м е ж у т о ч н о е  R 4 - 2 0 1 4 - 2 3 - 1 2 2 0  с  к о л о д к о й  G Z 4 3

Х Т2.1...ХТ2.8 Р я д о в а я  к л е м м а  W A G O  с  з а ж и м о м  C E G E  C L A M P 8

K L 1 0 Р е л е  п р о м е ж ут о ч н о е  Р П  1 1 У Х Л 4 ;  2 2 0 В  Т У 1 6 - 5 2 3 .0 7 2 - 7 5 1

K L 1 2 Р е л е  п р о м е ж ут о ч н о е  Р П  2 5 2 У Х Л 4 ; 2 2 0 В  Т У 1 6 - 5 2 3 .4 8 3 - 7 8 1 4 з 1 р

P I K С ч е т ч и к  С Э Т - 4 Т М . 0 2 . 2  5 ( 7 ,5 )  0 , 5 А ;  1 р  3 x 5 7 ,7 / 1 0 0  В 1 интерф ейс связи R S 4 8 5 ТП 407 - 3 - 656.01 ЭП1
И Г Л Ш . 4 1 1 1 5 2 . 0 8 7  Т У

И з м . К о а у ч . Л и с т №док. П о д п и с ь Д а т а

П р и в я з а н Т И П О с и п о в Р П  1 0 ( 6 ) к В , с о в м е щ е н н ы й  с  Т П  1 0 (6 ) / 0 ,4 к В  

для городских электрических се тей  и промпредприятий  

н а  б а з е  ш к а ф о в  К Р У - С  З А О  " А л ь с т о м  С Э М З "

С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Н а ч . о т д е л а О с и п о в ХЖР~
Р 2 6

И с п о л н . К у р и л о в а fafAtu#
И с п о л н . М и х е е н к о Л и н и я  1 0 ( 6 )  к В  б е з  А П В .  С х е м а  э л е к т р и ч е с к а я  

п р и н ц и п и а л ь н а я  ( о к о н ч а н и е )

П р о е к т н ы й  и н с т и т у т  
Г И П Р О К О М М У Н Э Н Е Р Г О  

г .  И в а н о в о
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0 3  Ф о р м а т  А З
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1.  Н а с то я щ и й  ч е р те ж  с о с т а в л е н  н а  о с н о в а н и и  чертеж а 
И К Ж М .6 5 6 3 4 3 .4 7 4  3 3  н а  к ам ер ы  се р и и  К Р У - С  З А О  
A L S T O M  С Э М З

2 . Ряд ы  заж им ов кам еры  с м . ч е р те ж  
4 0 7 - 3 - 6 5 6 . 0 1  Э П 1 л и с т 53

О п е р а т и в н о е  
и  п о  ц е п я м  

Т У  и Д У

Ш и нки
уп р а в л е н и я

А в то м а ти ч е с к и й
вы кл ю чатель

Б л о к  п и тани я  
B P . T E L

Ц е п и  л итани я  
п р и в о д а  

вы кл ю чателя

О п е р а т и в н о е  

и  п о  ц е п я м  

Т У н Д У

О т  защ и т

6 т  защиты 
дуговых 

замыканий
О т  газово й  
защиты

Ц е п и
уп р ав л е н и я

Электроматиты
блокировки

р азъ ед инителей

Р е л е  п ол ож ения 
"откл ю че но * с  

задержкой 
п р и  во зв р ате

Ц е п и  п и т а н и я  
з ащ и ты

Фиксация вклю
ченного положения 

выключателя
Блокировка уско
ренной ступени 

М Т З  после включения 
в ы к л ю ч а те л я

Лампа положения 
"Вклю чено"

Лампа положения 
"О тк л ю ч е н о *

Ж 1
газовое репе 

\  трансформатора

V — . кто! > ! 015 п  031

S A 5

А 4 t Q
С

0  в1 •

±1

0 2 7

R4
~£-*2 _fl^L

13U 14
озз

R L 2
tSK- Й 120

R 2-cm—
Г  2 
K L 4

ТзО1 4

S P 2
201 S F 2 200

3 4
А 1

2 4  2 3

E D (L U f l)

- г

- | П К - Е
81

К С Т

10 6
83

K L 1 0

Г а з о в а я  защ и та

Реле-повторитель 
п ус к о го  о р га н а  

М Т З

З а щ и т а  о т  
дуговых замыканий

Р е л е

ф и к сац и и

в к л ю ч е н н о го

п ол о ж е н и я

вы кл ю чателя

А 4

Ш

Ш

ш

ш

N 8 1 7
Е К Н И

8 1 8J L
8 5 2  - П о р т  С В Я З И

853 RS-485
M I C O M P 1 2 2

8 2 1
а - ч г и

8 2 2
Р е з е р в

854

Л и н и я  1 0 (6 ) к В  к т р а н с ф о р м а т о р у  и  К Т П  

Д л я  с х е м  гл а в н ы х  ц е п е й  

(то л ь к о  д л я  т р а н с ф о р м а т о р а  1 0 0 0  к В А )  

8 .4 Т Э

S Q 3 '  — j Y 2 l  

«  " в ?

,А 2т ° ( А 1)
”  ^ Л 1  .  Л1

SQ4 J-------- _,у1
Y A 1

F V 1 . . . F V 3

f
— s S r *

S i :

Ф У Н К Ц И И  В Х О Д Н Ы Х  Р Е Л Е  M l C O M  Р 1 2 2

L 1  ф и к сац и я  вк л ю ч е н н о го  п о л ож ен и я  вы кл ю чателя 
L 2  б л о к и р овк а уск о р е н н о й  с ту п е н и  М Т З  

п о с л е  вк л ю чения вы клю чателя

Ф У Н К Ц И И  В Ы Х О Д Н Ы Х  Р Е Л Е  M l C O M  Р 1 2 2

R L 1  о тк л ю ч е н и е  п о  л ок ал ьной с е ти  
R L 2  в ы хо д  п ус к о го  о р га н а  М Т З  
R L 3  С и г н а л "  Зам ы к ан и е  н а  зем лю "
R L 4  в к л ю ч ен и е  п о  л о к ал ьн ой  с е ти  
R L 5  о ткл ю че н и е  о т  защ ит 
R L 6 Р а б о т а  защ и т

ТП 407 - 3 - 656.01 ЭП1

R E f f i l Г С Л Я Щ  I i 'I'.'h J  С Ж Я  b l ' n l l

Привязан

Инв. №

гип
Н а ч .о т д е п а
И с п о л н .

И с п о л н .

Осипов
О с и п о в
Курилова
М ихеенко • 4 -

Р П  10 (6 )к В , со вм ещ енны й с  Т П  Ю (б у О ,4 к В  
для городских электрических сетей и промпредприятий 
н а  б а з е  ш каф ов К Р У - С  З А О  "А л ь с то м  С Э М З "

Л и н и я  1 0 ( 6 )  к В  к  т р а н с ф о р м а т о р у  (с х е м а  №  1 а ) .  
С х е м а  э л е к т р и ч е с к а я  п р и н ц и п и а л ь н а я  (н а ч а л о )

С т а д и я  Л и с т  Л и с т о в
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4
0

7-
3

-6
5

6
.0

1

Ал
ьб

ом
 3

С и л о в о й  о т с е к  ш к а ф а  К Р У - С

Поз.
обозначение Н а и м е н о в а н и е К о л . П р и м е ч а н и е

А 1 В ы к л ю ч а т е л ь  в а к у у м н ы й  B B / T E L - 1 0 - 2 0 / I  I У 2 - 4 2 1 I I -  по опросному листу

И Т Е А 6 7 4 1 5 2 . 0 0 3 Т У Геркон 3 8 1 7  G U N T H E R

E L 1 Л а м п а  М 0 3 6 - 2 5  Т У 1 6 - 8 8  И К А Ф . 6 7 5 3 0 0 . 0 0 1 Т У 1

с  п а т р о н о м  Е 2 7 Ф п П - 0 1 У Х Л 4  Г О С Т 2 7 4 6 . 1 - 8 8

F V 1 . . . F V 3 О г р а н и ч и т е л ь  п е р е н а п р я ж е н и я  О П Н - K P / T E L  □  У Х Л 2 3 □ -  к л а с с  н а п р - я  с е т и

И Т Е А . 6 7 4 3 6 1 . 1 0 1  Т У уточняется по опр.листу

S P 2 В ы к л ю ч а т е л ь  п у т е в о й  В П 1 9 М 2 1 Б 4 2 1 - 6 7 У 2 . 1 5 1

Т У 1 6 - 5 2 6 . 5 1 6 - 8 3

S Q 1 . . .S Q 4 П е р е к л ю ч а т е л ь  П В 0 1 . 0 4 . 1 . 0 .  У Х Л З 4 п о  о п р о с н о м у  л и с т у

Т У  1 6 - 9 9  И К Ж М . 6 7 4 2 5 1 . 0 0 1

Т А - А Д С Т р а н с ф о р м а т о р  т о к а  Т Л К - 1 0 - С 1 1 / 5 А  0 , 5 / 1 0 Р 3 п о  о п р о с н о м у  л и с т у

T A 3 . . . Z 7 Т р а н с ф о р м а т о р  т о к а  Т З Л М - 1 4 * *4-максимальное кол-во

Т У 1 6 - 5 1 7 . 3 9 0 - 7 9 п о  о п р о с н о м у  л и с т у

Y 1 . . . Y 4 Замок З Б - 1 М У Х Л 2  с  ключами К Э З - 1 М У Х Л 2  и К М - 1 У Х Л 2 ; 2 2 0 В 4 п о  о п р о с н о м у  л и с т у

В И Л Е . 3 0 4 2 6 1 . 0 3 4 Т У

Y A 1 . Y A 2 Э л е к т р о м а г н и т  С 3 3 8 3 9 2

ТП 407 - 3 - 656.01 ЭП1

И з м . К а п .у ч . Л и с т № д о к . П о д п и с ь Д а т а

П р и в я з а н гип О с и п о в Г Л  1 Р П  1 0 ( 6 ) к 8 ,  с о в м е щ е н н ы й  с  Т П  1 0 ( б у Ь . 4 к В  

д л я  г о р о д с к и х э л ^ г р и ч е о и х  с е т е й  и п р о ч п р е д г р и я ги м  

н а  б а з е  ш к а ф о в  К Р У - С  З А О  ' А л ь с т о м  б Э Ю *

С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Н а ч . о т д е л а О с и п о в
Р 2 8И с п о л н . К у р и л о в а

И с п о л н . М и х е е н к о Проектный институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново

■|т-~ —
С х е м а  э л е к т р и ч е с к а я  п р и н ц и п и а л ь н а я  

( п р о д о л ж е н и е )И н в .  №

Ц  0 0 0 3  З Р  Ф о р м а т  А З
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4

0
7-

3
-6

5
6

.0
1

Ал
ьб

ом
 3

3 0

Поз.
збозначение Н а и м е н о в а н и е К о л . П р и м е ч а н и е

Поз.
обозначение Н а и м е н о в а н и е К о л . П р и м е ч а н и е

K L 1 2 Р е л е  п р о м е ж у т о ч н о е  Р П  2 5 2 У Х Л 4 ; 2 2 0 В  Т У 1 6 - 5 2 3 .4 8 3 - 7 8 1 4 з 1 р

А 2 Б л о к  у п р а в л е н и я  B U / T E L - 2 2 0 - 0 5  А  У 2  И Т Е А .4 6 8 3 3 2 .0 2 1 Т У 1

P I K Счетчик СЭТ-4ТМ .02.2 5(7,5) 0.5А ; 1р 3x57,7/1 ООВИГЛШ .411152.087 Т У 1 н е  и с п о л ь з у е т с я

А З Б л о к  п и т а н и я  B P / T E L - 2 2 0 - 0 2  А  У 2  И Т Е А .4 3 6 5 3 5 .0 0 7  Т У 1

R 1 . . . R 4 Р е з и с т о р  С 5 - 3 5 В - 5 0 - 3 ,9 к О м ± 1 0 %  О Ж О . 4 6 7 . 5 5 1  Т У 4

А 4 Т о к о в о е  р е л е  M I C O M  Р 1 2 2 В 0 0 М 1 5 1 1

R 7 Р е з и с т о р  С 5 - 3 5 В - 1 0 - 6 , 8 к О м ± 1 0 %  О Ж О . 4 6 7 . 5 5 1  Т У 1 н е  и с п о л ь з у е т с я

А 5 Б л о к  р а з д е л е н и я  и р азм но ж е н и я  с и гн а л о в  P R / T E L - 2 2 0 - 0 3 1 н е  и с п о л ь з у е т с я

И Т Е А .4 6 8 3 5 3 .0 0 8  Т У S A 1 П е р е к л ю ч а те л ь  П М О В Ф - 1 1 1 3 3 3 /1Д 7 0 У З  Т У 1 6 - 5 2 6 .1 2 8 - 7 8 1

H L 1 Л а м п а  и н д и к а то р н ая  С К Л 1 2 Б - Ж - 2 - 2 2 0  Е Н С К .4 3 3 1 3 7 .0 1 2 Т У 1 ж е л т а я S A 2 П е р е к л ю ч а т е л ь  П К 1 6 - 1 2 С 2 0 1 5 У З  Т У 3 4 2 8 -0 0 5 -0 3 9 6 5 7 9 0 -9 4 1

H L G Л а м п а  и н д и к а то р н ая  С К Л 1 2 Б - Л - 2 - 2 2 0  Е Н С К .4 3 3 1 3 7 .0 1 2 Т У 1 з е л е н а я S A 5 П е р е к л ю ч а т е л ь  П Е - 0 2 1  У Х Л З  и с п .2 , С  Т У 1 6 - 5 2 6 .4 0 8 - 8 2 1

H L R Л а м п а  и н д и к а то р н ая  С К Л 1 2 Б - К - 2 - 2 2 0  Е Н С К .4 3 3 1 3 7 .0 1 2 Т У 1 к р а с н а я S C 1 Выключатель клавишный S W R  78  Цвет клавиши чёрный или синий 1

кнз Р е л е  указательное Р Э У 1 1 Б - 1 1-5 -4 0  У З  0 ,0 1 А  постоянного тока 1 н е  и с п о л ь з у е т с я S F 2 В ы к л ю ч а т е л ь  а в т о м а т и ч е с к и й  S 2 8 2  U C - C - 3 . 0 A 1 А В В

Т У 1 6 - 6 4 7 .0 2 2 - 8 5 с  б л о к - к о н т а к т о м  S 2 - H 2 1

К Н 4 .К Н 1 2 , Р е л е  у к а з а т е л ь н о е  П Р У 1 - 1 1 - 8 5 0 1 2 - 4 0  У З  П Р У 1  Т У 4 0 ,1  А Н X S 1 Р о з е т к а  У 86Р Б  с  в и л к о й  У 8 7 Р Б  Т У 1 6 - 5 2 6 .4 6 3 - 7 9 1
К Н 1 6 .К Н 2 1

Х Т 1...Х Т 13 3 Р я д о в а я  к л е м м а  W A G O  с  з а ж и м о м  C E G E  C L A M P 1 3 3

К Н 1 0 .К Н 2 0 Р е л е  у к а з а т е л ь н о е  П Р У 1 - 2 0 - 8 5 8 4 2 - 4 0  У З  П Р У 1  Т У 2 • 0 ,0 2 5 А = 1 ХТ1.1...ХТ1.40 Р я д о в а я  к л е м м а  W A G O  с  з а ж и м о м  C E G E  C L A M P 4 0

К Н 2 0  - не и сп о л ь з уе тся ХТ2.1...ХТ2.8 Р я д о в а я  к л е м м а  W A G O  с  з а ж и м о м  C E G E  C L A M P 8
K L 2 . . . K L 4 , Р е л е  п р о м е ж у т о ч н о е  R 4 - 2 0 1 4 - 2 3 - 1 2 2 0 4 K L 3  -  н е  и спо л ь з уе тс я

ксс,кст с  к о л о д к о й  G Z 4

ТП 407 - 3 - 656.01 ЭП1
K L 1 0 Р е л е  пром еж уточное Р П 1 1 У Х Л 4 ; 2 2 0 В ; Т У 16 -5 2 3 .0 7 2 -7 5 1

И з м . К о п у н . Л и с т № д о к . П о д п и с ь Д а т а

П р и в я з а н Г И П О с и п о в Р П  1 0 ( 6 ) к В , с о в м е щ е н н ы й  с  Т П  1 0 ( 6 У 0 .4 к В  

для горсдских электрических сетей и прсмпредприятий  

н а  б а з е  ш к а ф о в  К Р У - С  З А О  " А л ь с т о м  С Э М З *

С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Н а ч . о т д е л а О с и п о в
Р 2 9

И с п о п н . К у р и л о в а КчАимЛ,
И с п о л н . М и х е е н к о

Л и н и я  10(6) к В  к  т р а н с ф о р м а т о р у  ( с х е м а  №  1 а ) . П р о е к т н ы й  и н с т и т у т  
Г И П Р О К О М М У Н Э Н Е Р Г О  

г .  И в а н о в о

г п С х е м а  э л е к т р и ч е с к а я  п р и н ц и п и а л ь н а я

И н в .  № ( о к о н ч а н и е )

I f » 0 * с > ? -е з Ф о р м а т  А З
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А в т о м а т и ч е с к и й

в ы к л ю ч а т е л ь

Э л е к т р о м а г н и т
б л о к и р о в к и

р а з ъ е д и н и т е л е й

Л а м п а  п о л о ж е н и я  
"В к л ю ч е н о "

Л а м п а  п о л о ж е н и я  
"О т к л ю ч е н о "

З а щ и т а  о т
д у го в ы х
з ам ы к а н и й

Л а м п а  
" Б л и н к е р  н е  

п о д н я т "

Ш и н к и
предупредительной
сигнализации
З а щ и т а  
о т  д у го в ы х ,з ам ы кани и

А в т о м а т
о тк л ю ч е н

С и т а л
" П е р е г о р а н и е

п р е д о х р а н и т е л я "

С и г н а л  
" З а щ и т а  о т  

з ам ы к а н и й  
н а  з е м л ю "

Л и н и я  6 ( 1 0 )  к В  к т р а н с ф о р м а т о р у  

Д л я  с х е м ы  гл а в н ы х  ц е п е й

Ю Н

А 1

[  ]  F 1 ...F 3

Y A 1

-M l.

Y 1

Зет
-— ||'

S Q 1

1. Н а с т о я щ и й  ч е р т е ж  с о с т а в л е н  н а  о с н о в а н и и  ч е р т е ж а  
И К Ж М .6 5 6 3 4 3 .4 2 1  Э З  н а  к а м е р ы  с е р и и  К Р У - С  З А О
A L S T O M  С Э М З ,  р е к о м е н д у е м ы е  с х е м ы  И К Ж М .  6 5 6 3 4 3 .4 2 1 .1 4 0 1

2 . У  К А 7  в  с к о б к а х  д а н ы  н о м е р а  к о н т а к т о в  д л я  Р Т З - 5 1
3 . Р я д  з а ж и м о в  ш к а ф а  с м . ч е р т е ж  № 4 0 7  -  3  -  6 5 6 .0 1  Э П 1  л и с т  5 4 .

ТП 407-3-656.01 ЭП1

ШШ (ЯН ННЯ ГИЯ
Р П  1 0 [6 ) к В , со вм е щ е н н ы й  с  Т П  10 (6 )/0 ,4 н В  
для городских а п ш р т е е я а  сетей и промгредгриятий 
н а  б а з е  ш к а ф о в К Р У  С  З А О  'А л ь с т о м  С Э М З "

Л и н и я  1 0 ( 6 )  к В  к  т р а н с ф о р м а т о р у  ( с х е м а  
№ 1 ) .  С х е м а  э л е к т р и ч е с к а я  п р и н ц и п и а л ь н а я  
( н а ч а л о )

Сталия

3 0

П р о е к т н ы й  и н с т и т у т  
Г И П Р О К О М М У Н Э Н Е Р Г О  
_______г .  И в а н о в о _________

//мш-ез ЗЛ фор”атАЗ



3 2

£
8 °

, S  < D  О

8 « 5
g r i Ss o  

H  т Г

'2
X
s
2

P

6
i

s
*s

Поз.
обозначение Н а и м е н о в а н и е К о л . П р и м е ч а н и е

Н И Лам па индикаторная С К Л -12 .Б -Ж -2 -2 2 0  Е Н С К . 7 3 3 1 3 7 .0 1 2  Т У 1 ж е л т а я

H L G Лам па индикаторная С К Л -12 .Б -Л -2 -2 2 0  Е Н С К . 7 3 3 1 3 7 .0 1 2  Т У 1 з е л е н а я

H L R Л ам па индикаторная С К Л -12 .Б -К -2 -2 2 0  Е Н С К . 7 3 3 1 3 7 .0 1 2  Т У 1 к р а с н а я

К А 7 Р е л е  т о к а  Р Т - 4 0 / 0 ,2  У Х Л 4 , 5 0 Г ц  Т У 1 6 - 5 2 3 .4 6 8 - 7 8 С м  .т а б л и ц у

К А 7 Р е л е  т о к а  Р Т З - 5 1  У Х Л 4 ;  5 0 Г ц  Т У 1 6 - 5 2 3 .6 0 2 - 8 1 С м .т а б л и ц у

КН1,КН4,КН16 Р е л е  у к а з а т е л ь н о е  П Р У 1 - 1 1 - 8 5 0 1 2 - 4 0 У З  П Р У 1  Т У 3 0 ,1  А

К Н 9 Р е л е  у к а з а т е л ь н о е  П Р У 1 - 1 1 - 8 5 0 1 2 - 4 0 У З  П Р У 1  Т У С м .т а б л и ц у  0 ,1  А

Р А 1 А м п е р м е т р  Э 8 0 3 0 - М 1  [ Ц ] / 5  Т У 2 5 - 7 5 3 6 .0 3 5 - 9 1 1 | I - 1 н .п е р .у т о ч н я е т с я  
'-----------  п о  о п р о с н о м у  л и с т у

P I K Счетчик СЭТ4ТМ .02.2 5(7,5) 0,5А;1р Зз57,7/100В ИГЛШ.411152.087 Т У 1 резерв

S C 1 В ы к л ю ч а т е л ь  к л а в и ш н ы й  S W R  7 8 1 ц в е т  ч е р н , и л и  с и н и й

S F 2 Выключатель автоматический S282 UC E F  772 7 с блок-контактом S2-H21 1 А В В

X S 1 Р о з е т к а  У 86Р Б  с  в и л к о й  У 8 7 Р Б  Т У 1 6 - 5 2 6 .4 6 3 - 7 9 1

’  Х Т 1-...Х Т 70 Р я д о в а я  к л е м м а  W A G O  с  з а ж и м о м  C E G E  C L A M P 7 0

ХТ1.1...ХТ1.40 Р я д о в а я  к л е м м а  W A G O  с  з а ж и м о м  C E G E  C L A M P 4 0

П р и в я з а н

И н в .  №

„  Поз. 
обозначение Н а и м е н о в а н и е К о л . П р и м е ч а н и е

ХТ2.1...ХТ2.8 Р я д о в а я  к л е м м а  W A G O  с  з а ж и м о м  C E G E  C L A M P 8
п р е д у с м а т р и в а е т с я  д л я  
п о д к л ю ч е н и я  п р о в о д а  4  м м

А 1 Выключатель нагрузки В Н -1 0 4 0 0 / 2 0 - Е И У З  ИЮ КМ .674212.007 Т У 1 Уточняется по опр. листу

E L 1 Л а м п а  М 0 3 6 - 2 5  Т У 1 6 - 8 8  И К А Ф .6 7 5 3 0 0 .0 0 1 Т У 1

с  п а т р о н о м  Е 2 7 Ф п П - 0 1 У Х Л 4  Г О С Т 2 7 4 6 . 1 - 8 8

F 1 . . . F 3 П р е д о х р а н и т е л ь 3 п о  о п р о с н о м у  л и с т у

S P 2 Выключатель путевой В П 1 9 М 2 1 Б 4 2 1 -6 7 У 2 .1 5  ТУ16 -5 2 6 .5 16 -8 3 1

S Q 1 Переключатель П В 0 1 .0 4 .1 .0 . У Х Л З  Т У 1 6 -9 9  И К Ж М .6 74 2 5 1.0 0 1 1 п о  о п р о с н о м у  л и с т у

S Q 5 Микровыключатель М П  1 1 0 1 Л  У Х Л 3 .0 1 1 А ( Б )  Т У 1 6-526.329-78 1 С и г н а л ь н о е  у с т - в о

Т А З ,  Т А 4 Т р а н с ф о р м а т о р  т о к а  Т З Л М - 1  Т У 1 6 - 5 1 7 .3 9 0 - 8 0 *2 * 2 - м а к с и м а л ь н о е  к о л - в о  
п о  о п р о с н о м у  л и с т у

Y 1 Замок ЗБ-1МУХЛ2 с ключами КЭЗ-1МУХЛ2 и КМ-1УХЛ2; 220В ВИЛЕ304261.034ТУ 1 п о  о п р о с н о м у  л и с т у

ТП 407 - 3 - 656.01 ЭП1

И з м .
Г И П

Кояуч.

Н а ч . о т д е л а

И с п о л н .

И с п о л н .

И с п о л н .

Л и с т  М гд ок.

О с и п о в

О с и п о в

К у р и л о в а

Г о р д о в а

М и х е е н к о

РП 10(6)кВ, совмещ енный с  ТП 10(6)Ю,4кВ 
для городских элекгрмеских сетей и прошредприягий 
на базе ш каф ов КРУ-С  ЗАО ’ Альстом СЭМЗ"

Л и н и я  1 0 ( 6 )  к В  к  т р а н с ф о р м а т о р у  ( с х е м а  №  1 ) .  
С х е м а  э л е к т р и ч е с к а я  п р и н ц и п и а л ь н а я  

(п р о д о л ж е н и е )

С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Р 3 1

Проектный институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
Ф о р м а т  А ЗЯма?-ез зз
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4

0
7-

3
-6

5
6

.0
1

Ал
ьб

ом
 3

П о з и ц .
о б о з н а ч . Н а и м е н о в а н и е К о л , П р и м е ч а н и е

А 1 В ы к л ю ч а т е л ь  н а г р у з к и  В Н - 1 Q -4 0 Q / 2 0 -1  I У З Уточняется по опр. листу

И К Ж М . 6 7 4 2 1 2 . 0 0 7 Т У

E L 1 Л а м п а  М 0 3 6 - 2 5  Т У  1 6 - 8 8  И К А Ф .6 7 5 3 0 0 .0 0 1 Т У

с  п а т р о н о м  Е 2 7 Ф п П - 0 1 У Х Л 4  Г О С Т 2 7 4 6 . 1 - 8 8

F 1 . . . F 3 П р е д о х р а н и т е л ь п о  о п р о с н о м у  л и с т у

S P 2 В ы к л ю ч а т е л ь  п у т е в о й  В П 1 9 М 2 1 Б 4 2 1 - 6 7 У 2 . 1 5 п о  о п р о с н о м у  л и с т у

Т У 1 6 - 5 2 6 .5 1 6 - 8 3

S Q 1 Переключатель П В 0 1.0 4 .1.0 . У ХЛ З  Т У  16-99 ИЮ КМ . 674251.001 п о  о п р о с н о м у  л и с т у

S Q 5 М и к р о в ы к п ю ч а т е л ь  М П  1 1 0 1 Л  У Х Л 3 . 0 1 1 А ( Б ) С и г н а л ь н о е  у с т - в о

Т У 1 6 - 5 2 6 .3 2 9 - 7 8

Т А З , Т А 4 Т р а н с ф о р м а т о р  т о к а  Т З Л М - 1  Т У  1 6 - 5 1 7 .3 9 0 - 8 0 *2-максимальное кол-во

п о  о п р о с н о м у  л и с т у

Y 1 Замок З Б - 1 М У Х Л 2  с ключами К Э З - 1 М У Х Л 2  и К М - 1 У Х Л 2 ; 220В п о  о п р о с н о м у  л и с т у

В И  Л  Е . 3 0 4 2 6 1 . 0 3 4 Т У

П р и в я з а н

ТП 407-3-656.01 ЭП2

И з м . Кол.уч. Л и с т П о д п и с ь Д а т а

Т И П О с и п о в Г~\ я Р П  1 0 (6 ) к В , с о в м е щ е н н ы й  с  Т П  10 (6 )/ 0 ,4 к В  
для городских электрических сетей и промпредприятий 
н а  б а з е  ш к а ф о в  К Р У - С  З А О  ’ А л ь с т о м  С Э М З ’

С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Н а ч . о т д е л а О с и п о в
Р 3 2

И с п о п н . К у р и л о в а

И с п о п н . Г о р д о в а 4 U Л и н и я  1 0 ( 6 )  к В  к  т р а н с ф о р м а т о р у  ( с х е м а  № 1 ) .  
С х е м а  э л е к т р и ч е с к а я  п р и н ц и п и а л ь н а я  
{окогЩние)

Проектный институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
И с п о п н . М и х е е н к о

Ф о р м а т  А 4
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в
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о
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|И
м

№
1ш

1
.П

м
т

гд
п

 I
w

-
i

*
] 

А̂л
ьб

см
З*

'01

K V 5

6 0 1

Y 2 V  6 1 8 - 1 ( 6 0 8 )  

f  О

Y 1

T<>
Y 3

6 0 6

S Q 1
6 9 4

6 9 6
6 8 6 1 1  j  1 2

6 8 8
6 8 2 2 3  Н  2 4

6 8 4

6 1 0

6 2 6
S Q 3

____ >  -  _ 6 2 7 8 9 5
S Q 2

> 8 9 6

6 2 8 1 1  { 1 2 6 2 9 6 1 8 1 1  » 1 2 6 2 0

6 3 0 ~ 2 3 Ы  2 4
6 3 1 6 2 2

2 3  " Н  2 4
6 2 4

Т Г > Г 3 2 " 3 1 > i  3 2

4 3  4 4 4 3  4 4

Р е п е  
к о нтр ол я  

зе м л я  
в  с е т и *

Ш и н к и
н а п р я 
ж е н и я

А в т о м а т

К о н тр о л ь

изоляции

Р е л е
к о н т р о 
л я
ц е п е й
н а п р я 
ж е н и я

Ц е п и  
о п е р а т и в н о й  

б л о к и р о в к и  
з аз е м л и те л я  

Y 2

Р е з е р в

+ Е Н ( + Ш С ) - 2 2 0 В
Е А З ( З В Ш )

K V 5
7 0 1  ✓

1 3 

K L 1 1

К Н 9

9 0 7

9 4 5

T f C
К Т 1 1

7 3 5
K L 11

К Т 1 1 т Д г
9 0 3

- Е Н ( - Ш С )  

7 0 2

К Н 1 2

9  5 Д
5  3 тСЬя8

9 0 9

Е Н Р ( Ш З П )

K V 1

К Н 8 3 1
9 1 1  2  9 1 3  ^ 9 1 5

9 1 7  ____
4 ^ 6  U 2 1 Г

3 1 
K L 7

3 1

K L 7

см

К Н 1 6

W O

® 6 Н ( Ш 1 С )

9 0 S  H W П

Е А ( В Ш )

1 3 |
K L 6

Т ^ Г 1 Т 4

7 1 1

_ Ь Ш --------- 1* ^ ■ м  S P 2
П 9 0 9 __________Y

К Н 4 ,  К Н 8 ,  К Н 9 ,  К Н 1 2 ,  К Н 1 6  
''"’О ;

3  5

в ш к а ф  
р а б о ч е г о  

в в о д а

1  901
H L 1

т ®
7 0 2

Е О ( Щ Д )

S P 2

Т ^ 2
201 Я ж

2 0 1 - 1  K L 6  2 1 3 - 1

Т Т ^ Ч Г з

В  с х е м у  
с е к ц и о н н о г о  

в ы к л ю ч а т е л я
0 5 3  K L 6

С о с е д н я я  с е к ц и я  
- 2 2 0 8

+ Е С 2 ( + Ш У 2 )

S 8

- Е С 2 ( - Ш У 2 )

i l

• S 9

+ Е Н 2 ( + Ш С 2 )

- Е Н 2 ( - Ш С 2 )

J L

+ Е С 1 ( + Ш У 1 )

- Е С К - Ш У П

S 1 0

® Е Н 2 ( Э Ш С 2 )

1 . 2  1 .1

9 7 3  КУ  9 7 5
9  Ъ-----------------

_ 3 1 ________ K L 7  0 4 3
T o S 3

5 5  § f 1 0 5 4
S  2 4

9  K L 7  1 2  

12^8
8 1 6  К> 1 2  8 1 7

4  6

Е Н А 2 ( Ш З А 2 )

+ Е Н 1 ( + Ш С 1 )

S 1 1

а е н 1 ( Ф Ш С 1 )

Е А 2 ( В Ш 2 )

Е Н Р 2 ( Ш З П 2 )

- Е Н К - Ш С И

С о б с т в е н н а я  с е к ц и я
Е Н А 1 ( Ш З А 1 )

Е А 1 ( В Ш 1 )

Е Н Р 1 ( Ш З П 1 )

Ш и н к и
п р е д у п р е д и 

т е л ь н о й
с и г н а л и з а ц и и

Б л и н к е р  
‘ З е м л я  в  

ц е п и  6 ( 1 0 )к В '

Р е л е  
п р е д у п р е д и 

т е л ь н о й  

с и г н а л и з а ц и и  

с  в ы д е р ж к о й  

в р е м е н и

К о н т р о л ь
ц е п е й

н а п р я ж е н и я

Б л и н к е р
" А в т о м а т
о т к л ю ч е н

Б л и н к е р  
" З а щ и т а  

о т  д у г о в ы х  
з а м ы к а н и й "

Л а м п а  
" Б л и н к е р  
н е  п о д н я т .  
А в т о м а т  

о т к л ю ч е н ’

З а щ и т а  
о т  д у г о в ы х  
з а м ы к а н и й

З а щ и т а  
о т  дуговы х  
замыканий

Блокировке 
А В Р

га 3
° - т
> , »

з
СОю

В  с х е м у  
с е к ц и о н н о г о  

в ы к л ю ч а т е л я

Сигнал
диспетчеру

о
х
х
3
ф
х
Xо
аоа
х
Xо
X
а
St
фо

С о с е д н я я  с е к ц и я  

- 2 2 0 В

S 1 2

2 Е Е И ( 1 Ш 0 2 ) + Е В 2 ( + Ш Б 2 )

2 E E L 2 ( 2 l i J 0 2 )

- 3 6 В

- Е В 2 ( - Ш Б 2 )

1 Е Е И ( 1 Ш 0 1 )

1 E E L 2 ( 2 U J 0 1 )

С о б с т в е н н а я  с е к ц и я  

- 3 6 В

S 1 5

+ Е В 1 ( + Ш Б 1 )

- Е В 1 ( - Ш Б 1 )

о
х
х
3
а>
х
х
аао
а .
хъ
§■ж
а>

О

Е Е М ( 1 Ш О ) Е Е Щ 2 Ш О )

S C 1  E L 1
7 2 3  \ __________  7 2 5  / О ч  7 2 4

2 1  X S 1  2 < 8 > т

*  > Г

Д
Y A 1

8 1 2  П  2

1 (k) U 2 ( 4 )

Т р а н с ф о р м а т о р  н а п р я ж е н и я -  

- с е к ц и о н н ы й  р а з ъ е д и н и т е л ь  

( Д л я  с х е м  г л а в н ы х  ц е л е й  2 5 , 2 5 . 1 )

Ц е п и

о с в е щ е н и я

Э л е к т р о 

м а г н и т

б л о к и р о в к и

S A 1 N

F V 1 . . . F V 3

№  Ч1

П К 1 6 - 1 2 X 6 0 0 6

С о е д и н е н и е П о л о ж е н и е  р у к о я т к и

к о н т а к т о в - 9 ( f 4 ? + 4 5 “ + 9<f + 1 3 5
1 - 2 — — — —

X
3 4 _  . . . X — — —
5 - 6  . — — — — X
м — X — — —

9 ,1 0  . — — —

1 1 - 1 2 — — X — —

1 3 - 1 4 — — X — — —

1 5 - 1 6 — — X ___

1 7 - 1 8 X — —
1 & - 2 0 X
2 1 - 2 2 X

— — — х —

1 .  Н а с т о я щ и й  ч е р т е ж  с о с т а в л е н  н а  о с н о в а н и и  
ч е р т е ж а  И К Ж М .6 5 6 3 4 3 .4 4 7  Э З  н а  к а м е р ы  с е р и и  
К Р У - С  З А О  А л ь с т о м  С Э М З

2 .  Р е д ы  з а ж и м о в  к а м е р ы  с м . ч е р т е ж  
4 0 7  -  3  -  6 5 6 .0 1  Э П 1  л и с т  5 1 .

шшттт ■ « м а м а ттштшшя

ТП 407-3-656.01 ЭП1

| Привязан ГИП Осипов РП 10(6)кВ, совмещенный с ТП 10(бу0,4кВ 
для городских электрических сетей и промпредприятий 
на базе шкафов КРУ-С ЗАО "Альстом СЭМЗ*

Стадия Лист Листов
Нач.отдела Осипов Р 3 3Исполн. Курилова
Испблн. Михеенко Трансформатор напряжения 10(6) кВ и цепи 

секционирования шинок. Схема 
электрическая принципиальная (начало)

Проектный институт
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
У '

I Инв. №
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3 5

Поз.
обозначение Н а и м е н о в а н и е К о л . П р и м е ч а н и е

Н И Лампа индикаторная С К П -12 .Б -Ж -2 -2 2 0  Е Н С К . 4 3 3 1 3 7 .0 12  Т У 1 ж е л т а я

К Н 4 . К Н 8 , Р е л е  у к а з а т е л ь н о е  П Р У 1 - 1 1 - 8 5 0 1 2 - 4 0  У З 4 ( 0 .1  А )

К Н 9 .К Н 1 6 П Р У 1  Т У

К Н 1 2 Р е л е  указательное Р Э У 11-2 0 -8 5 8 2 2 -4 0  У З  Т У 1 6 -6 4 7.0 2 2 -8 5 1 ( 6 ,б 1 6 А )

K L 6 . K L 7 Р е л е  п р о м е ж уто ч н о е  R 4 - 2 0 1 4 - 2 3 - 1 2 2 0  с  колодкой G Z 4 2

Р е л е  п р о м е ж уто ч н о е  R 4 - 2 0 1 4 - 2 3 - 1 2 2 0  с  колодкой G Z 4 1

К Т 1 1 Р е л е  в р е м е н и  Р С В  1 6 0  У Х Л 4 . 2 2 0 В  Т У 1 6 - 5 2 3 .1 5 8 - 7 9 1

KV1.KV2.KV3 Р е л е  н а п р я ж е н и я  P H  5 4 / 1 6 0  У Х Л 4  Т У 1 6 - 5 2 3 .5 0 0 - 8 3 3

K V 5 Р е л е  н а п р я ж е н и я  P H  5 3 / 6 0 Д  У Х Л 4  Т У 1 6 - 5 2 3 .5 0 0 - 8 3 1

P V 1 В о л ь т м е т р  Э 3 6 5 - 1 1 I / 1 0 0 В  Т У 2 5 - 0 4 . 3 7 2 0 - 7 9 1 | - и п е р
----------1 п о  о п р о с н о м у  л и с т у

R 1 1 Р е з и с т о р  С 5 - 3 5 В - 5 0 - 3 ,9 к О м ± 1 0 %  О Ж О . 4 6 7 . 5 5 1  Т У 1

S 8 . . . S 1 0 , В ы к л ю ч а т е л ь  П В 2 - 1 6 / М З ; и с п .З 5

S 1 2 . S 1 5 Т У  1 6 .6 4 2 - 0 5 1 - 8 6

S 1 1 . S 1 3 В ы к л ю ч а т е л ь  П В З - 1 6 / М З ; и с п .З  Т У 1 6 .6 4 2 - 0 5 1 - 8 6 2 S 1 3 -  р е з е р в

S A 1 N П ер е кл ю чател ь П К 1 6 -1 2 Х 6 0 0 6  У З  Т У 3 4 2 8 -0 0 5 -0 3 9 6 5 79 0 -9 4 1

П р и в я з а н

И н в .  №

Поз.
обозначение Н а и м е н о в а н и е К о л . П р и м е ч а н и е

S C 1 В ы к л ю ч а т е л ь  к л а в и ш н ы й  S W R - 7 8 1 Ц в е т  ч е р н , и л и  с и н и й

S F 1 Выключатель автоматический S283 UC характеристика К с блок-контактом S2-H111 1

S F 2 Выключатель автоматический S281UC-C-3.0 с блок-контактам S -H 1 1 1

X S 1 Р о з е т к а  У 86Р Б  и в и л к а  У 8 7 Р Б  Т У 1 6 - 5 2 6 .4 6 3 - 7 9 1

Х Т 1...Х Т 13 3 Р я д о в а я  к л е м м а  W A G O  с  з а ж и м о м  C E G E  C L A M P 1 3 3

ХТ1.1...ХТ1.40 Р я д о в а я  к л е м м а  W A G O  с  з а ж и м о м  C E G E  C L A M P 4 0

Х Г 2 .1 ...Ш .8 Р я д о в а я  к л е м м а  W A G O  с  з а ж и м о м  C E G E  C L A M P 8

ТП 407 - 3 - 656.01 ЭП1

ГТВУМ ГЯ?ЯИ ПДЯД ГГЯ?НТ!ВЯ
г и п
Н а ч .  о т д е л а

И с п о п н .

И с п о л н .

О с и п о в

О с и п о в

К у р и л о в а

Г о р д о в а

М и х е е н к о

@ с Д
РП 10(6)кВ, совмещенный с  ТП 10(6)/0,4кВ 
для городских элеюричеаих сетей и лромпредприятий 
на базе ш каф ов КРУ-С ЗАО ’ Альстом СЭМЗ"

Т р а н с ф о р м а т о р  н а п р я ж е н и я  1 0 ( 6 )  к В  и  ц е п и  
с е к ц и о н и р о в а н и я  ш и н о к . С х е м а  э л е к тр и ч е с к а я  

п р и н ц и п и а л ь н а я  ( п р о д о л ж е н и е )

С т а д и я Л и с т

3 4

Л и с т о в

Проектный институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново

3£ Ф о р м а т  А З
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П о з и ц .
о б о з н а ч . Н а и м е н о в а н и е К о л . П р и м е ч а н и е

С и л о в о й  о т с е к  ш к а ф а  К Р У - С  п о  с х е м е  2 5 .1

E L 1 Л а м п а  М 0 3 6 - 2 5  Т У 1 6 - 8 8  И К А Ф .6 7 5 3 0 0 .0 0 1 Т У 1
с  п а т р о н о м  Е 2 7 Ф п П - 0 1 У Х Л 4  Г О С Т 2 7 4 6 . 1 - 8 8

F 1 . . . F 3 П р е д о х р а н и т е л ь  П К Н  0 0 1 - 1 0 У З  Т У  1 6 - 5 2 1 .1 9 4 - 8 1 3

F V 1 . . . F V 3 О гр а н и ч и т е л ь  перенапряж ения О П Н - К Р / Т Е Ю У Х Л 2 3

И Т Е  А . 6 7 4 3 6 1 . 1 0 1  Т У

R 1 . . . R 4 Р е з и с т о р  С 5 - 3 5 - 1 0 0 - 1 5 0  О м ± 5 %  О Ж О . 4 6 7 . 5 5 1  Т У 4

S P 2 Выключатель путевой В П 19 М 2 1Б 4 2 1-6 7У2 .15  Т У  16-526.516-83 1

SQ1.SQ2.SQ3 Переключатель П В 0 1.0 4 .1Д У Х Л З  ТУ16-99 ИКЖ М .674251.001 п о  о п р о с н о м у  л и с т у

T V Т р а н с ф о р м а т о р  н а п р я ж е н и я  3  х  З Н О Л О . 6 - 1  1 1 О -  У т о ч н я е т с я

п о  о п р о с н о м у  л и с т у

Y 1 , Y 2 Замок З Б - 1 М У Х Л 2  с ключами К Э З - 1 М У Х Л 2  и К М - 1 У Х Л 2 ; 220В 2 п о  о п р о с н о м у  л и с т у

В И Л Е . 3 0 4 2 6 1 . 0 3 4 Т У

Y A 1 Э л е к т р о м а г н и т  С 3 3 8 3 9 1

П р и в я з а н

И н в .  №

ТП 407-3-656.01 ЭП2

__________________________________________________ ____________ ________ I
г и п О с и п о в Р П  1 0 (6 ) к В , с о в м е щ е н н ы й  с  Т П  1 0 (6 ) / 0 ,4 к В С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Н а ч . о т д е л а О с и п о в для городских электрических сетей и  промпредприятий 
н а  б а з е  ш к а ф о в  К Р У - С  З А О  'А л ь с т о м  С Э М З * Р 3 5

И с п о л н . К у р и л о в а

И с п о л н . Г о р д о в а Ж * ? Т р а н с ф о р м а т о р  н а п р я ж е н и я  1 0 ( 6 )  к В  и  
ц е п и  с е к ц и о н и р о в а н и я  ш и н о к . С х е м а  
э л е к т р и ч е с к а я  п р и н ц и п и а л ь н а я  ( о к о н ч а н и е )

П р о е к т н ы й  и н с т и т у т  
Г И П Р О К О М М У Н Э Н Е Р Г О  

г .  И в а н о в о
И с п о л н . М и х е е н к о

р Г "

Ф о р м а т  А 4

__
__

__
__

__
__

___
__

__
__

__
__

__
__

_
___

__
__

__
__

__
_ 

Ти
п

о
в

о
й

 п
ро

ек
т

И
н

в
. 

№
 

п
од

л
. 

П
о

д
п

и
с

ь
 и

 д
а

та
 

В
з

а
м

.и
н

в
.№

 
4

0
7-

 3
 -

 6
5

6
.0

1
Ал

ьб
ом

 3

3 6

П о з и ц .
о б о з н а ч .

Н а и м е н о в а н и е К о л . П р и м е ч а н и е

С и л о в о й  о т с е к  ш к а ф а  К Р У - С  д л я  с х е м ы  1 3 .1
E L 1 Л а м п а  М О 4 0 - 2 5  Т У 1 6 - 8 8  И К А Ф . 6 7 5 3 0 0 . 0 0 1 Т У

с  п а т р о н о м  Е 2 7 Ф п П - 0 1 У Х Л 4  Г О С Т 2 7 4 6 . 1 - 8 8

F 1 . . . F 3 П р е д о х р а н и т е л ь  П К Н  0 0 1 - 1 0 У З Т У 1 6 - 5 2 1 .1 9 4 - 8 1

F V 1 . . . F V 3 О гр а н и ч и те л ь  перенапряж ения О П Н - К Р Л ~ Е 1 . Р У Х Л 2 I | -класс напр-я сети

И Т Е А . 6 7 4 3 6 1 . 1 0 1 Т У уточ-сяпоопросн.листу

R 1 . . . R 4 Р е з и с т о р  С 5 - 3 5 - 1 0 0 - 1 5 0  О м ± 5 %  О Ж О . 4 6 7 . 5 5 1  Т У

S P 2 В ы к л ю ч а т е л ь  п у т е в о й  В П 1 9 М 2 1 Б 4 2 1 - 6 7 У 2 . 1 5

Т У 1 6 - 5 2 6 .5 1 6 - 8 3

S Q 2 П е р е к л ю ч а т е л ь  П В 0 1 . 0 4 . 1 . 0 . У Х Л З п о  о п р о с н о м у  л и с т у

Т У 1 6 - 9 9  И К Ж М .6 7 4 2 5 1 .0 0 1

T V Т р а н с ф о р м а т о р  н а п р я ж е н и я  З х З Н О Л  0 .6 -  □ I—1-угоч-сяпоопросн.листу

Y 2 Замок З Б -1М УХ Л 2  с ключами К Э З -1М У Х Л 2  и К М -1УХЛ 2 ; 220В п о  о п р о с н о м у  л и с т у

В И Л Е . 3 0 4 2 6 1 . 0 3 4 Т У

П р и в я з а н

И н в .  N я

ТП 407 - 3 - 656.01 ЭП2

И з м . К вп.уч. Л и с т № д а к . П о д п и с ь Д а т а

Г И П О с и п о в Qj Р П  1 0 (6 )1(8 . с о в м е щ е н н ы й  с  Т П  10 (6 )/ 0 ,4 к В С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Н а ч . о т д е л а О с и п о в для городских электрических сетей и громпредприятий 
н а  б а з е  ш к а ф о в  К Р У - С  З А О  " А л ь с т о м  С Э М З " Р 3 6

И с п о л н . К у р и л о в а

И с п о л н . Г о р д о в а Т р а н с ф о р м а т о р  н а п р я ж е н и я  1 0 ( 6 )  к В .  
С х е м а  э л е к т р и ч е с к а я  п р и н ц и п и а л ь н а я  
( о к о н ч а н и е )

П р о е к т н ы й  и н с т и т у т  
Г И П Р О К О М М У Н Э Н Е Р Г О  

г .  И в а н о в о
И с п о л н . М и х е е н к о

Ф о р м а т  А 4
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Поз.

обозначение Н а и м е н о в а н и е К о л . П р и м е ч а н и е
^ Поз. 

обозначение Н а и м е н о в а н и е К о л . П р и м е ч а н и е

H L 1 Лампа индикаторная С К Л -12 .Б -Ж -2 -2 2 0  Е Н С К .4 3 3 1 3 7 .0 1 2  Т У 1 жёлтая S C 1 Выключатель клавишный S W R -7 8 1 Ц в е т черн, или синий

К Н 4 , К Н 8 Р е л е  у к а з а т е л ь н о е  П Р У 1 - 1 1 - 8 5 0 1 2 - 4 0  У З 4 ( 0 ,1  А ) S F 1 Выключатель автоматический S2 8 3 U C  характеристика К 1

К Н 9 , К Н 1 6 П Р У 1  Т У с блок-контактом S 2 - H 1 1 1

К Н 1 2 Ре л е  указательное Р Э У 1 1-20-85822-40 У З  T Y 16 -6 4 7.0 2 -8 5 1 S F 2 Выключатель автоматический S 2 8 1 U C -C -3 ,0 1

с блок-контактом S - H 1 1

K L6, K L 7 Р е л е  промежуточное R 4 -2 0 14 -23 -122 0  с колодкой G Z 4 2
X S 1 Р о з е т к а  У 86Р Б  и в и л к а  У 8 7 Р Б  Т У  1 6 - 5 2 6 .4 6 3 - 7 9 1

K L 1 1 Р е л е  промежуточное R 4 -2 0 14 -23 -122 0  с колодкой G Z 4 1

ХТ1...ХТ125 Р я д о в а я  к л е м м а  W A G O  с  з а ж и м о м  C E G E  C L A M P 1 2 5

K L 1 1 Ре л е  времени Р С В 160 У Х Л 4 ,2 2 0 В  Т У 1 6-523 .158 -79 1

ХТ1.1...ХГ1.40 Р я д о в а я  к л е м м а  W A G O  с  з а ж и м о м  C E G E  C L A M P 4 0

KV1.KV.KV3 Р е л е  н а п р я ж е н и я  Р Н 5 4 / 1 6 0  У Х Л 4  Т У 1 6 - 5 2 3 .5 0 0 - 8 3 3

ХТ2.1...ХТ2.8 Р я д о в а я  к л е м м а  W A G O  с  з а ж и м о м  C E G E  C L A M P 8

K V 5 Р е л е  н а п р я ж е н и я  Р Н 5 3 / 6 0 Д  У Х Л 4  Т У 1 6 - 5 2 3 .5 0 0 - 8 3 1

P V 1 В о л ь т м е т р  Э 3 6 5 - 1 0 / 1 0 0 В  Т У 2 5 - 0 4 .3 7 2 0 - 7 9 1 |— | - I W
I— 1 п о  о п р о с н о м у  л и с т у

R 1 1 Р е з и с т о р  С 5 - 3 5 В - 5 0 - 3 ,9 к О м ± 1 0 %  О Ж О .4 6 7 . 5 5 1  Т У 1

S 1 . . . S 7 Выключатель П В 2 -16 /М З ; исп.З Т У  16.642-0 51-8 6 4 р е з е р в

2
ШX
S
S
я
СО

В И Л Е . 3 0 4 2 6 1 . 0 3 4 Т У

S A 1 N Переключатель П К 16 -12 Х6 0 0 6  У З  ТУ3428-005-03965790-94 1

S

t

__ __ ТП 407 - 3 - 656.01 ЭП1

ГСИ1  Г < Д |  П В Я  Щ | Й ! 1  В Й ! Ш Я  П В Я

П р и в я з а н т и п О с и п о в С О Р П  1 0 (6 ) к В , с о в м е щ е н н ы й  с  Т П  10 (6 )/ 0 ,4 к В С т а д и я Л и с т Л и с т о в  I
Н а ч . о т д е л а О с и п о в ^__ для г о р о д ш х  апасгричесш х сетей и лрош ред приятий  

н а  б а з е  ш к а ф о в  К Р У - С  З А О  ‘ А л ь с т о м  С Э М З ‘ Р 3 8| И с п о л н . К у р и л о в а

I И с п о л н . Г о р д о в а Т р а н с ф о р м а т о р  н а п р я ж е н и я  1 0 ( 6 )  к В .  
С х е м а  э л е к т р и ч е с к а я  п р и н ц и п и а л ь н а я  
( п р о д о л ж е н и е ) .

П р о е к т н ы й  и н с т и т у т  
Г И П Р О К О М М У Н Э Н Е Р Г О  

г .  И в а н о в о
1 И с п о л н . М и х е е н к о

И н в .  № ц
увОШ -С& S3 Ф о р м а т  А З
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Г
I <-)
1 (+)

= 2 2 0  В
П

Ш к а ф
Ш О Т - 0 1

|____S F 5  *

+ Е В ( + Ш Б )
- Е В ( - Ш Б )

J
П и т а н и е  
ц е п е й  
о п е р а т и в 
н о й  б л о к и 
р о в к и  р а з ъ е 
д и н и т е л е й

М а р к а
п о з .

О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е К о л . М а с с а
е д .

П р и м .

Ш к а ф  о п е р а т и в н о г о  п о с т о я н н о г о  т о к а  Ш О Т - 0 1

S F 5 В ы к л ю чате л ь а в то м ати че ск и й 1

А П 5 0 Б - 2 М Т У З

К а м е р а  К Р У - С  № 8 ( 1 2 т р а н с ф о р м а т о р а  н а п р я ж е н и я

Y 2 В Л И Е . 3 0 4 2 6 1 . 0 3 4 Т У З а м о к З Б - 1 М У 2 1

- К л ю ч  К Э З - 1 М У 2 1 один на Р П

К а м е р а  К Р У - С  № 1 0  с е к ц и о н н о г о  в ы к л ю ч а т е л я

S Q 2 . S Q 3 Т У 1 6 - 9 9  И К Ж М . 6 7 4 2 5 1 . 0 0 1 Переключатель П В 0 1.0 4 .1.0 .У Х Л З 2

К а м е р а  К Р У  -  С  -  № 4 ( 1 4 )  в в о д а  1 ( 2 )

S Q 3 , S Q 4 |  Т У  1 6 - 9 9  И К Ж М . 6 7 4 2 5 1 .0 0 1  | Переключатель П В 0 1.0 4 .1.0 .У Х Л З  | 2  | |

3 9

+ Е В 1 ( + Ш Б 1 )
в  с х е м е  Т Н 1

в  с х е м е  с е к ц и о н н о г о - Е В 1 ( - Ш Б 1 )

+ Е В 2 ( + Ш Б 2 )

О п е р а т и в 
н а я  б л о к и 
р о в к а  р а з ъ е 
д и н и т е л е й  
1 с е к ц и и

О п е р а т и в 
н а я  б л о к и 
р о в к а  р а з ъ е 
д и н и т е л е й  
2 с е к ц и и

П р и  в о з м о ж н о с т и  п о д а ч и  п и т а н и я  н а  ш и н ы  Р П  с о  с т о р о н ы  
о т х о д я щ и х  д и н и й  н е о б х о д и м о  в ы п о л н и т ь  п о л н у ю  
о п е р а т и в н у ю  б л о к и р о в к у  р а з ъ е д и н и т е л е й  с  в к л ю ч е н и е м  в 
с х е м у  с о о т в е т с т в у ю щ и х  б л о к - к о н т а к т о в  в ы к л ю ч а т е л е й  
о т х о д я щ и х  л и н и й .

1с е к ц и я

Л  S Q 3

1 0 ( 6 ) к В

Д у 2у *  О Ч О  V *  У г
. \ n S Q 2  
I L T ^ i .  h ^ H i

l : V Q ( A 1 )  [ ] S Q 2

П о я с н я ю щ а я  с х е м а
______________ _ ________  2с е к ц и я

' U S Q 3  J-Y 2 Л  ”T ? S Q 3  '

Y 2  L 4 * Q ( A 1 )  [ 1  L \ Q ( A 1 )

S Q 2  '  Ш

ч>+С

T H 1  и  C P C B B T H 2

В в о д № 1

ТП 407 - 3-656.01 ЭП1

Р П  1 0 (6 ) 1 (3 . с о в м е щ е н н ы й  с  Т П  1 0 ( 6 ) Ю ,4 к В  

д л я городских электрических сетей и  п р о т р е д п р и я т и й  

н а  б а з е  ш к а ф о в  К Р У - С  З А О  " А л ь с т о м  С Э М З *

С х е м а  о п е р а т и в н о й  б л о к и р о в к и  

р а з ъ е д и н и т е л е й  Р У - 1 0 ( 6 )  к В  ( с х е м а  № 1 )

С т а д и я  Л и с т  Л и с т о в

3 9

П р о е к т н ы й  и н с т и т у т  
Г И П Р О К О М М У Н Э Н Е Р Г О  

г .  И в а н о в о

/ f 0 3  4 ?  Ф о р м а т  А З
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4 0

1 .  П е р е д  н а р е з к о й  д л и н ы  к а б е л е й  у т о ч н и т ь  п о  м е с т у .
2 .  П р о в о д а  и  к а б е л ь  ш и н н ы х  п е р е м ы ч е к  п р о л о ж и т ь  п о  к о н с т р у к ц и я м  ш й н н о г о  м о с т а .
3 .  Ш и н к и  н а п р я ж е н и я  ( Ш Н а ,  Ш Н в ,  Ш Н с ,  Ш Н п )  п р о к л а д ы в а ю т с я  т о л ь к о  п р и  

н а л и ч и и  у ч е т а  н а  с т о р о н е  1 0 ( 6 )  к В .
4 .  Ш и н к и  Ш А Ч Р  и  - Ш А З  и с п о л ь з у ю т с я  т о л ь к о  д л я  л и н и й , п о д к л ю ч е н н ы х  

к А Ч Р .
5 . Ш и н к и  З Ш 1 ,  З Ш 2 , З Ш 5 , З Ш 6 ( з а щ и т а  ш и н )  н а  п о н и ж а ю щ и х  п о д с т а н ц и я х  

н е  и с п о л ь з у ю т с я .
6. Ш и н к а  Ш З П  и с п о л ь з у е т с я  т о л ь к о  н а  л и н и я х  к  т р а н с ф о р м а т о р у  и  К Т П .

( с х е м а  И К Ж М . 6 5 6 . 3 4 3 .4 7 4  Э З )

П р и в я з а н

И н в .  №

ТП 407-3-656.01 ЭП1

Г У Я Я  Е Я Я  П В Я  И Й Ш Э  R B 9

Н а ч . о т д е л а

И с п о л н .

И с п о л н .

И с п о л н .

О с и п о в

О с и п о в

К у р и л о в а

Г о р д о в а

М и х е е н к о

Р П  1 0 ( 6 ) к В , с о в м е щ е н н ы й  с  Т П  К К 6 У 0 ,4 к В  
для городских электрических се те й  и  промпредприятий  
н а  б а з е  ш к а ф о в  К Р У - С  З А О  ‘ А л ь с т о м  С Э М З *

Р У - 1 0 ( 6 )  к В .  П л а н  ш и н о к  ( н а ч а л о )

С т а д и я Л и с т

4 0

Л и с т о в

П р о е к т н ы й  и н с т и т у т  
Г И П Р О К О М М У Н Э Н Е Р Г О  

г .  И в а н о в о

4 4  Ф о р м а т  А З
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ТП 407-3 -656 .01  ЭП1

И з м . К ш1.у ч . Л и с т № д о к . П о д п и с ь Д а т а

П р и в я з а н Г И П О с и п о в ГХ  ' [ Р П  1 0 ( 6 ) к В , с о в м е щ е н н ы й  с  Т П  1 0 ( 6 ) У 0 ,4 к В  

д л я город ск их электри чески х с е те й  и  лром п ред при яти й  

н а  б а з е  ш к а ф о в  К Р У - С  З А О  ’ А л ь с т о м  С Э М З "

С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Н а ч . о т д е л а О с и п о в
Р 4 1

И с п о л н . К у р и л о в а

И с п о л н . Г о р д о в а Р У - 1 0 ( 6 )  к В .  П л а н  ш и н о к  ( о к о н ч а н и е ) П р о е к т н ы й  и н с т и т у т  
Г И П Р О К О М М У Н Э Н Е Р Г О  

г .  И в а н о в о
И с п о л н . М и х е н к о fuJjqg. | V

И н в .  №
44  Ф о р м а т  А З
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4 3

I - T A  А  К  п а н е л и  с е к ц и о н н о г о  а в т о м а т а

П о я с н я ю щ а я  с х е м а

1 0 ( 6 ) к В

к ц е п я м  
у п р а в л е 
н и я

1 .  Ч е р т е ж  с о с т а в л е н  н а  о с н о в а н и и  с х е м ы  
Э 0 9 .2 3 .0 0 .0 0  Э З  2  З А О  А Э Г  С Э М З .

2 .  П е р е ч е н ь  а п п а р а т у р ы  с м . л и с т  Э П 1 - 4 5
3 .  Ч е р т е ж  в ы п о л н е н  д л я  Т 1 и  д е й с т в и т е л е н  

д л я  Т 2 .  Д л я  о т л и ч и я  ц е п е й  С 1 1 1  . . . С 1 2 7
и  а п п а р а т о в  1- г о  и  2- г о  в в о д о в  п е р е д  
о б о з н а ч е н и е м  м а р к и  ц е п и  и  а п п а р а т а  
с т а в и т ь  I -  д л я  в в о д а 1 ,  II -  д л я  в в о д а 2 .

0 ,4 к В

“  I - T A .B
P I Р К

г > ]

Ц е п и  т о к а  
и з м е р и т е л ь 
н ы х  п р и б о 
р о в

ГЗДВЯ ПТЯЯ! rTTffll fiTWTTffBI гпяя
П р и в я з а н ги п Осипов b w

Нач.отдела Осипов Ш  I
Исполн. Курилова

Исполн. Гордова

Исполн. Михеенко

I И н в .  № _________ I I ^

ТП 407 - 3-656.01 ЭП1 I

Р П  1 0 (6 )1 (8 . с о в м е щ е н н ы й  с  Т П  1 0 ( 6 ) Ю ,4 к В С т а д и я Л и с т Л и с т о в

д ля городских э лектрических с е те й  и  пром предприяш й  

н а  б а з е  ш к а ф о в  К Р У - C  З А О  ‘ А л ь с т о м  С Э М З " Р 4 3
В в о д  0 ,4  к В  т р а н с ф о р м а т о р а .  С х е м а  

э л е к т р и ч е с к а я  п р и н ц и п и а л ь н а я
П р о е к т н ы й  и н с т и т у т  

Г И П Р О К О М М У Н Э Н Е Р Г О  
г .  И в а н о в о

*4  Ф о р м а т  а з
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4 4

В  с х е м у  в в о д н о й  п а н е л и  Щ О 7 0 - З М  № 8  -  II в в о д ___________
В  с х е м у  в в о д н о й  п а н е л и  Щ О 7 0 - З М  № 1  - 1 в в о д "

K V

K V 2

0 Г  1 л в
i I V i 
1 1

ф
1

| | | | 4  
1 ш |
1 1

1
1
1
1

♦ 11 1

С 2 1 9

6А

2 А

I K V 1  K V 2

С 5 1 4  ~ Г П к Р ~ | с 2 2 з |С> 

T S 2  9  .10
С 2 0 3

S A 1

° Г ы В

J u L L
С 5 1 5

4 А

S A
АВР Р

I I

I  !
С 2 1 5  , 1К^ С 2 2 1 ,К ^  

Т О  9  1 0  9

11 12 Q F

А 1  S Q 1

м о ^ С 2 1 3 10^ С211

В  с х е м е  п а н е л и  в в о д а  II № 8  

В  с х е м е  п а н е л и  в в о д а  I № 1
S A

В  с х е м у  А В Р  в в о д а  I 

В  с х е м у  А В Р  в в о д а  II

I - C 1 2 7

I I - C 1 2 7

АВР Р
I I

t  !

С 1 3 7

Г

Y A 1  Y A 2

ЫНУw
1

К2
С 5 2 5о—

С 2 0 5

С 2 0 7 R 1  Л '
c = H g ) - '

Ограничение дли
тельности им
пульса включения

П е р е к л ю ч е 
н и е  п и т а н и я  
ц е п е й  у п р а в 
л е н и я

Ц е п и

у п р а в л е н и я

э л е к т р о м а г 
н и т н ы м
п р и в о д о м

О т к л ю ч е н и е

к л ю ч о м

у п р а в л е н и я

6  £  
I  S

с о  2

I I
I Iо  *

О т к л ю 
ч е н о

В к л ю 
ч е н о

О т к л ю ч е н и е  

п р и  А В Р

П о я с н я ю щ а я  с х е м а

I с е к ц и я И с е к ц и я

с о
<

с о
со

с о
О

МО i т
to<
9

юсо
< .0

8

С-а*<к---Дг

со
— N

о

1 .  Ч е р т е ж  с о с т а в л е н  н а  о с н о в а н и и  с х е м ы  
Э 0 9 .3 8 .0 0 .0 0 Э З  З А О  А Э Г  С Э М З

2 . П е р е ч е н ь  а п п а р а т у р ы  -  с м . л и с т  Э П 1 - 4 6

S A 1

С
ек

ц
и

и К о н -
т а к т ы

П о л о ж е н и е  р у к о я т к и

- 4 5 ° 0 + 4 5 °

Л П Л П Л П Л П

I 1 2 X
II 3 4 X
III 5 6 X Я
I V 7 8 X

ТП 407-3-656.01 ЭП1

И з м . К о л .у ч . Л и с т № д о к . П о д п и с ь

Привязан г и п О с и п о в Р П 1 0  с о в м е щ е н н ы й  с Т П  1 0 (6 ) / Ь .4 1 с В  

№  Г О Р Ч К » *  а в е п р и ч в е м *  с е т е й  и  п д о р е д а р н я т и й  
н а  б а з е  ш к а ф о в  К Р У - С  З А О  " А л ь с т о м  С Э М З "

С т а д и я Л и с т Л и с т о в
Н а ч . о т д е л а О с и п о в

Р 4 4И с п о л н . К у р и л о в а t e w

И с п о л н . М и х е е н к о f a ' С е к ц и о н н ы й  а в т о м а т  0 , 4  к В .  С х е м а  
э л е к т р и ч е с к а я  п р и н ц и п и а л ь н а я

f  ч 1 i p u o i \  1 п о т  и п и  1V* 1 у i

Г И П Р О К О М М У Н Э Н Е Р Г О  
г . И в а н о в оИнв. Na

- 0 3  4 S "  Ф о р м а т  А З
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4

0
7-

3
-6

5
6

.0
1

Ал
ьб

ом
 3

П о з и ц .
о б о з н а ч . Н а и м е н о в а н и е К о л П р и м е ч а н и е

П а н е л ь  Щ О 7 0 - З М - 2 4  в в о д а  I ( II )  № 1 ( 8 )

1 (1 1 )  F U П р е д о х р а н и т е л ь  П П Т - 1 0 У З  с о  в с та в к о й  В Т Ф - Ю У З 1

Т У 1 1 6 - 5 2 1 . 0 3 7 - 7 5

А р м а т у р а  с  л а м п о й  К М 2 4 - 9 0

H L 1 А М Е  3 2 1 2 2 1 У 2 ,  к р а с н ы й  к о л п а к 1

H L 2 А М Е  3 2 3 2 2 1 У 2 ,  з е л е н ы й  к о л п а к 1

РАА.РА.В, РАС А м п е р м е т р  Э 8 0 3 0 - М 1 ,  □  / 5 А , 5 0  Г ц 3 |  '” Т - 2 ( Х Ю  А  и л и  4 0 0 0  А  
п о  з а к а з у

P V В о л ь т м е т р  Э 8 0 3 0 - М 1 ,  0 . . . 5 0 0 В ,  5 0  Г ц 1

R 1 . R 2 Р е з и с т о р  С 5 - 3 5 В - 2 5 ,  2 , 4  к О м  +  1 0 % 2

ТА.АД В.ТА.С Т р а н с ф о р м а т о р  т о к а  Т Н Ш Л  0 , 6 6 - 0 , 5 - □  / 5 У 2 3
Г " Т - 2 0 0 0  А  и л и  4 0 0 0  А  

п о  з а к а з у

П а н е л ь  Щ О 7 0 - З М  А В Р  № 5

KV1,KV3,KV4 Р е л е  Р П Л - 1 2 2 0 4  А ( Б ) ,  2 2 0  В ,  5 0  Г ц 3

K V 2 Р е л е  п р о м е ж у т о ч н о е  Р П - 2 5 6 У Х Л 4 , 2 2 0  В ,  5 0  Г ц

п р и с о е д и н е н и е  п е р е д н е е 1

S T . K V 3 П н е в м о п р и с т а в к а  П В П - 2 1 0 4 А 1

S T . K V 4 П н е в м о п р и с т а в к а  П В Л - 1 1 0 4 А 1

S A П е р е к л ю ч а т е л ь  у н и в е р с а л ь н ы й  У П 5 3 1 4 - И 5 3 У З ,

н а д п и с ь  № 4 2 1

П р и в я з а н

И н в .  №

ТП 407 - 3-656.01 ЭП1

В Ш И  М Я 1  П И Я  1 Ш Я 1  1 Г ! Ш ! Т Я П В Я ____________________________ _______
т и п О с и п о в П\ 1 Р П  1 0 ( 6 ) к В , с о в м е щ е н н ы й  с  Т П  1 0 ( 6 ) / 0 .4 к В  

д л я  городских элеетрических с е те й  и  промпредприятий  

н а  б а з е  ш к а ф о в  К Р У - С  З А О  " А л ь с т о м  С Э М З "

С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Н а ч . о т д е л а О с и п о в
Р 4 5

И с п о л н . К у р и л о в а

И с п о л н . Г о р д о в а
В в о д  0 , 4  к В  т р а н с ф о р м а т о р а  

П е р е ч е н ь  а п п а р а т у р ы

Проектный институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
Ф о р м а т  А 4
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П о з и ц .
о б о з н а ч . Н а и м е н о в а н и е К о л П р и м е ч а н и е

П а н е л ь  Щ О 7 0 - З М - 3 8  с е к ц и о н н а я  с  а в т о м а т о м  № 4

А р м а т у р а  с  л а м п о й  К М 2 4 - 9 0

H L 1 А М Е  3 2 1 2 2 1 У 2 ,  к р а с н ы й  к о л п а к 1

H L 2 А М Е  3 2 3 2 2 1 У 2 ,  з е л е н ы й  к о л п а к 1

K V Р е л е  п р о м е ж у т о ч н о е  Р П - 2 5 У Х Л 4 ;  5 0  Г ц

п р и с о е д и н е н и е  п е р е д н е е 1

R 1 . R 2 Р е з и с т о р  С 5 - 3 5 В - 2 5 ,  2 , 4  к О м  + 1 0 % 2

S A 1 П е р е к л ю ч а т е л ь  у н и в е р с а л ь н ы й  У П 5 3 1 2 - А 5 6 У З ; 1

н а д п и с ь  № 4 1

П а н е л ь  Щ О 7 0 - З М  А В Р  № 5

K V 2 Р е л е  п р о м е ж у т о ч н о е  Р П - 2 5 6 У Х Л 4 , 2 2 0  В ,  5 0  Г ц

п р и с о е д и н е н и е  п е р е д н е е 1

I-KV1.II-KV1 Р е л е  Р П Л - 1 2 2 0 4  А ,  2 2 0  В ,  5 0  Г ц 2

S A 1 П е р е к л ю ч а т е л ь  у н и в е р с а л ь н ы й  У П 5 3 1 4 - И 5 3 У З ;

н а д п и с ь  № 4 2 1

П р и в я з а н

И н в .  №

ТП 407 - 3 - 656.01 ЭП1

BTfffW П Д Я Л  ГвСТТЯИЯ удс т я
г и п О с и п о в (?\  1 I Р П  1 0 ( 6 ) к В , с о в м е щ е н н ы й  с  Т П  1 0 ( 6 ) / 0 .4 к В С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Н а ч . о т д е л а О с и п о в для городских электрических с е те й  и  пром п р е д л р и я п м  
н а  б а з е  ш к а ф о в  К Р У - С  З А О  " А л ь с т о м  С Э М З " Р 4 6

И с п о л н . К у р и л о в а

И с п о л н . Г о р д о в а Ж з — С е к ц и о н н ы й  а в т о м а т  0 , 4  к В  

П е р е ч е н ь  а п п а р а т у р ы

Проектный институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
Ф о р м а т  А 4



И
н

в
. 

№
 

n
o

j

Т А 1 - А
p r s .

Ш к а ф  в в о д а  и  о т х о д я щ е й  л и н и и  1 0  (6) к В

P I K
А 4 2 1

1 U 1  1 U 2  
Т А 1 - В

В 4 2 1

1 U 1  1 U 2  

Т А 1 - С

С 4 2 1

1 U 1  1 U 2

N 4 2 1

о а

Ш

N 4 2 2

В  ш к а ф  
т е л е м е х а н и к и

1Ш В Ш
I Е 8 4 2 / 1  |

Е 8 4 2 / 1  -  п р е о б р а з о в а т е л ь  т о к а

Ш к а ф  т р а н с ф о р м а т о р а  н а п р я ж е н и я  1 0 ( 6 )  к В  

K V 5

Н 6 6 1

U rn™
а д  Х д

T V - A

ад Хд | '

I Р °П ту -в  П 41 R4
а д  Х д  | I

L Г Ч
T V - C

а д  Х д  
T V - A

Г П
х  а  

T V - B

(_ Г ^ L
х  а  

T V - C

_ Г П _

А 6 0 1

С 6 0 1

N 6 0 1

Е 8 5 5 / 2 - М 1  I

. 1 1  
Э  g  
со г

■ 2 2 0 В

S F 1 1

1.1

2.1

1.2

-Ч ч .

2.2

А 6 3 0

В 6 0 0

С 6 3 0

N 6 3 0

3 . 1  3 . 2

Е 8 5 5 / 2 - М 1  -  п р е о б р а з о в а т е л ь  н а п р я ж е н и я

ТП 407 - 3 - 656.01 ЭП1

ГСЙТИ Г Я !И 1 f i W S l Р И Я

П р и в я з а н т и п О с и п о в ( f t  U Р П  1 0 ( 6 ) к В , с о в м е щ е н н ы й  с  Т П  1 0 ( 6 ) / 0 ,4 к В  

д л я  город ск их э л ектри чески х с е те й  и  пром пред при яти й  

н а  б а з е  ш к а ф о в  К Р У - С  З А О  ‘ А л ь с т о м  С Э М З "

С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Н а ч . о т д е л а О с и п о в
Р 4 7

И с п о л н . К у р и л о в а

И с п о л н . Г о р д о в а С х е м а  э л е к т р и ч е с к а я  п о д к л ю ч е н и я  

п р е о б р а з о в а т е л е й  т о к а  и  н а п р я ж е н и я  

( п р и м е р )

П р о е к т н ы й  и н с т и т у т  
Г И П Р О К О М М У Н Э Н Е Р Г О  

г .  И в а н о в о
И с п о л н . М и х е е н к о

L . J d H B j 4 g __________ I
0 J  / /  Ф о р м а т  А З
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К клеммникам ХТ1
шкафа №5

ХТ1

*€С(*ШУ) 1 +Е№ Ш У)

2

-ЕС(-ШУ) Э -ВД4ЦУ)

4

5

+ЕН(+ШС) 6 *ЕН(*ШС)

7

-EHWJJC} а -ЕНС-ШС)

s :

Z
ПВ1 19 (1x2,5)

ХТ1

ЕНР(ШЗП) 9 ЕНРГШЭП)

£А313ВШ) 10 ЕА313ВШ1
11 EHBlfflJJCJ

12

O E H fa ilO 13 4ЕНЮ11С1

14

ЕНАЩИД) 1S ЕНАГШЗА]

ЕА(ВШ) 16 ЕА(8Ш)

ПВ1 19 (1x2,5)

Л

ХТ1

Евяизш п 17 EBFK3UJ1)

EBF2(3UJ21 1в ЕВР2<ЗШ2)

EBFS(3UI5) 19 ЕВРЯЭШ5>

-ЕВ(-ШБ) 20 -ЕВ(-ШБ)

EBF6C3UJ0) 21 Евразшб)

♦ЕВ(*ШБ) 22 +ЕВ(-*И13)

ЕРР(ШАЧР) 23 ЕРНШАЧР)

-EAF<-UW3J 24 •ЕАРЦИЛЗ)

1______________ ХТ1 _____________ I

-EF(-UJ3> 25 -EF(-UJ3)

26

EVMl(1lllMH] 27 EVMI(IUJMH)

EVM2(2LUMH1 28 EVM2(2UJMH)

EV.NOUHN) 29 EV.N(UJHN)

EV.C(UIHG) 30 EV.COUHC)

EV.BfLUHB) 31 EV.B0UHB)

Е\ЛА(ШНА) 32 ЕУ.А(ШНА)

ХТ1

e d o iu u 33 ED(UUl)

EDIim flD 34 ЕОЦШД1)

35

-ERSI-ШРС) 36 -ERS(4UPC)

37

+ERS(HUPC) ЭВ +ERS(H11PC)

EEL2(2UJO) 39 EEL2{2tUO)

EELI(UUO) 40 EELI(lUJO)

К клеммникам ХТ1
шкафа №9

К клеммнику XT.
шкафа №7 

ПВЗ 22 (1x2,5)

m

1. Данная схема выполнена для шкафа №7, для других шкафов выполняется 
аналогично, см. чертёж №407-3-656.01 ЭП1, листы 40,41
2. По просьбе заказчика междушкафные шинные перемычки заказываются в 
опросном листе на шкафы КРУ-С-10, см. чертёж №407-3-656.01 Э П 1Л 0 1 , лист1. 
* Междушкафные шинные перемычки, прокладываемые по шинному мосту, 
выполняются проводом ПВЗ-380 сечением 2,5.
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для городских электрических сетей и промпредприятий 
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15 EHAOU3M
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ХТ1

25 -EF(4U3)
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27 EVMI(IUJMH)

28 EVM2t2UJMH)

29 EV-NQUHN)

30 EV.GflUHC)

31 e v .b u u h b )

32 EVAflUHA)

ХТ1

17 ЕВЕКЭШЧ

ia EBF20UI21

19 EEFSOUIS)

20 -ЕВ(411Б)

21 EBF6(3UJ6)

22 +ЕВ(+ШБ)

23 EPF(IUAMP)

24 -EAF(-UIA3)

x n

EDfUlffi

34 ED2(IU02I

35

36 -ERSf-ШРС)

37

38 ♦ERScHUPC)

39 EEL2(2UIO)

40 EELl(IUIO )
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1. Клеммник X T  расположен на дне релейного шкафа.
2. Клеммники Х Т 1 , Х Т2 расположены на задней стенке релейного шкафа.
3. С хему электрическую принципиальную камеры ввода см. чертеж  

№  4 07  - 3 - 656.01 ЭП1 листы 15...17.
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ТП 407 -  3 -  656.01 ЭП1

РП 10(6)k B , совмещенный сТП 10(6)Ю,4кВ Стадия Л и с т Л и с т о в

для городских электрических сетей и прошррд приятий 
на базе шкафов К Р У -С  З А О  'Ал ьстом  С Э М З " р 4 9

Р У - 1 0 (6 ) к В . Р о д  заж им ов ш к аф а  вво д а 
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Х Т 1

1 + Е С 1 + Ш У )

2

3 - Е С ( - Ш У )

4

5

6 + Е Н (+ 1 1 Ю )

7

В - m r - i u c )

Х Т 1

а Е Н Р ( Ш З П )

1 0

и Е Н В 1 В Ш С )

1 2

1 3 « Е Н № Ш С )

1 4

1 5 Е Н А С Ш З А )

1 6 Е А Ш Ш )

Х Т 1

1 7

1шш

18 E B F 2 [ 3 U I 2 )

19 E B F 5 (3 1 1 I5 )

20 - Е В ( - Ш Б )

21 E B F 6 (3 U J 6 )

22 + Е В ( + Ш Б )

23 E P F ( U J M P )

24 - Е А Е ( - Ш А З )

х п

25 - E F ( - U I 3 )

26

2 7 E V M 1 ( 1 I U M H )

28 E V M 2 ( 2 U I M H )

29 E V .N ( l U H N )

Э О E V .C ( I U H C )

31 E V .B ( U J H B )

3 2 E V .A ( U J H A )

X T 1

33 E D ( I U f l )

34 Е 0 2 ( Ц Щ 2 )

35

36 -E R S C - Ш Р С )

3 7

38 + E R S ( + L U P C )

39 E E L 2 ( 2 U I O )

4 0 Е Е 1 _ 1 ( 1 Ш О )

©  Ф ©

М- «  30 /п Ь -
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1. Клеммник XT расположен на дне релейного шкафа.
2. Клеммники ХТ1, ХТ2 расположены на задней стенке релейного шкафа.
3. Схему электрическую принципиальную камеры трансформатора 

напряжения см. чертеж № 407 - 3 - 656.01 ЭП1 листы 33...35.
_____ ТП 407 - 3 - 656.01 ЭП1

ЕЙЯИ ЕЙЯ ЕЗБЭ СЗ!ЕЯ ЕЕЙЯЯЯ
Привязан гип О с и п о в

Р П  10(6 ]кВ , совмещенный с  Т П  10(6)/0,4кВ  
для городских электрических сетей и промпредприятий 
на базе шкафов К Р У - С  З А О  ‘ Ал ьстом  С Э М З ’

С т а д и я Л и с т Л и с т о в
Н а ч .о т д е л а О с и п о в Щ л ;

Р 51И с п о л н . К у р и л о в а

И с п о л н . М и х е е н к о
Р У - 1 0 (6 ) к В . Р я д  з а ж и м о в  ш к а ф а  
т р а н с ф о р м а т о р а  н а п р я ж е н и я  1 с е к ц и и

_
Т 1 i p U C M n o m  P i n u i n i y i  1

ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 
г .  И в а н о в о  |I Инв. № I

Ц а Я б Р Р ' - ё З  S /  Формат АЗ
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10 ЕАЗ(ЗВШ)

11 ЕНВ(ВШС)
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13 ЙЗЕН(®ШС)
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15 ЕНАОЛЗА)

16 ЕА(ВШ)

ХТ1

17 Евню ш и
18 EBFZOUJ2)

19 EBF5(3UJ5)

20 -ЕВ(-ШБ)

21 EBF6(3W61

22 +ЕВ(+ШБ)
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ХТ1
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ХТ1
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27 EV M l(llU M H)

28 EVM2(3UIMH)

29 EV.N(lliHN)

30 EVC01IHC)

31 EVBflUHB)

32 EVAQUHA)

XT1

33 E o d u m

34 E D 2(U № )

35
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40 EEL1(1UJ0)
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© К а м е р а  № 1 4  
в в о д а  № 2

© К а м е р а  № 1 0
с в в
К а м е р а  № 8
Т Н 1  с е к ц и и

1. К л ем м н и к  X T  располож ен  н а  д н е  р ел ейн о го  ш каф а.
2 . К л ем м н и ки  Х Т 1 , Х Т 2  располож ены  н а  зад н ей  стен ке  релейного  ш каф а
3. С х е м у  электрическую  принципиальную  камеры  тр ансф орм атора  

н ап р яж ен и я  см. ч е р те ж  №  4 0 7  -  3  - 65 6 .0 1  Э П 1 листы  3 6 ...3 8 .

ТП 407 - 3 - 656.01 ЭП1

П ривязан гип О с и п о в СХ If Р П  10 (6 1x 6 . совмещ енны й с  Т П  10 (6 У 0 ,4 к В
для городских электрических сетей и промпредприятий 
на базе ш каф ов К Р У - С  З А О  "Альстом  С Э М З "

Н а ч .о т д е л а О с и п о в

И с п о л н . К у р и л о в а

И с п о л н . М и х е е н к о Р У - 1 0 (6 )  к В . Р о д  з а ж и м о в  ш к а ф а  
т р а н с ф о р м а т о р а  н а п р я ж е н и я  2 с е к ц и и7 '

1 И нв. №

С т а д и я  Л и с т  Л и с т о в

5 2
Проектный институт

Г И П Р О К О М М У Н Э Н Е Р Г О  
г .  И в а н о в о
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30 EV.CflUHC)
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XT1

IT EBFIiaiiD
IB EBF2(3U12)
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20 •ЕВ(-ШБ)

21 ЕВГ6(ЭШ6)

22 +ЕЕЦ+ШБ)

23 EPF(UIAHP)

24 -ЕАР(-ШАЗ)

XT1

ЭЭ ED0IVD

34 E D 2 0 W )
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© К л е м м н а я  кор обк а 
тр а н с ф о р м а т о р а

\ с м .  п р и м е ч а н и е  4

1. Клеммник X T  расположен на дне релейного шкафа.
2. Клеммники Х Т1, Х Т2 расположены на задней стенке релейного шкафа.
3. С хем у электрическую принципиальную камеры  

см. чертеж  №  407  - 3 - 656.01 ЭП1 листы 27...2Э.
4 . Кабель проложить только по схеме № 13  

к трансф орматору мощностью 1000 кВА

ТП 407-3 - 656.01 ЭП1

нем iM  mm им т \и т  ш т
Привязан
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н а  б а з е  ш к а ф о в  К Р У - С  З А О  ’ А л ь с т о м  С Э М З *
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1. Клеммник X T  расположен на дне релейного шкаф а.
2 . Клеммники X T  1, Х Т2  расположены на задней стенке релейного шкаф а.
3. С хем у электрическую принципиальную камеры  

см. чертеж  №  4 0 7  - 3 -  656.01 ЭП1 листы 21...23.

Привязан

И н в .  №

г и я  (ГВД Д Я  УГЯ В 1
г и п
Н а ч .о т д е л а

И с п о п н .
И с п о п н .
И с п о п н .

О с и п о в
О с и п о в
К у р и л о в а
Г о р д о в а

М и х е е н н о

ТП 407 - 3 - 656.01 ЭП1

Р П  1 0 ( 6 ) к В , с о в м е щ е н н ы й  с  Т П  1 0 ( 6 ^ 0 ,4 x 0  
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1. Клем м ник X T  расположен на дне релейного шкаф а.
2 . Клеммники Х Т1, Х Т 2  расположены на задней стенке релейного ш каф а
3. С хем у электрическую принципиальную камеры  

см. чер теж  №  4 0 7  - 3 - 656.01 ЭП1 листы 24...26.
ТП 407 - 3 - 656.01 ЭП1

1 Привязан г и п Осипов ■ ■
Нач.отдела О с и п о в

Исполн. Курилова
Исполн. Г ордова
Исполн. Михеенко

1 Инв. № г

РП 10(6)кВ, совмещенный с  ТП 10(6)/0,4кВ 
для городских электрических сетей и промпредприятий 
на базе шкафов КРУ-С ЗАО  'Альстом СЭМЗ*

Р У - 1 0 ( 6 )  к В .  Р о д  з а ж и м о в  ш к а ф а  
л и н и и  б е з А П В

Стадия Лист Л и стов

Р 5 6

П р о е к т н ы й  и н с т и т у т
Г И П Р О К О М М У Н Э Н Е Р Г О  

г .  И в а н о в о
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П ривязан г и п О с и п о в
1 Р П  10 (6 )к В , совмещенный с Т П  10(6)/0,4кВ 

для городских электрических сетей и промпредприягай 
на базе шкаф ов К Р У - С  З А О  "Альстом  С Э М З "

С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Н а ч .  о т д е л а О с и п о в
Р 57

И с п о л н .  . К у р и л о в а ftyUu&f*
И с п о л н . М и х е е н к о З ц ? Р У - 1 0 ( 6 )  к В . Р я д ы  з а ж и м о в  ш к а ф а  

н и з к о в о л ь т н о й  а п п а р а т у р ы
П р о е к т н ы й  и н с т и т у т

Г И П Р О К О М М У Н Э Н Е Р Г О  
г. И в а н о в о

г  7
I Инв. №
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С х е м у  э л е к т р и ч е с к у ю  п р и н ц и п и а л ь н у ю  
п а н е л и  в в о д а  0 ,4  к В  т р а н с ф о р м а т о р а  с м .  
ч е р т ё ж  №  4 0 7 - 3 - 6 5 6 .0 1  Э П 1  

л и с т  4 3

ТП 407 - 3 - 656.01 ЭП1

И з м . К о п .у ч . Л и с т П о д п и с ь Д а т а

П р и в я з а н Г И Л О с и п о в П О Р П  1 0 ( 6 ) к В ,  с о в м е щ е н н ы й  с  Т П  1 0 ( 6 ) / 0 ,4 к В  

д л я  г о р о д с к и х  э л е к т р и ч е с к и х  с е т е й  и п р о м п р е д п р и я т и й  

н а  б а з е  ш к а ф о в  К Р У - С  З А О  " А л ь с т о м  С Э М З "

С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Н а ч . о т д е л а О с и п о в ш=г~.
Р 5 8

И с п о п н . К у р и л о в а

И с п о п н . М и х е е н к о К г Т р а н с ф о р м а т о р  Т 1  ( Т 2 ) .  Р я д ы  з а ж и м о в  

п а н е л е й  Щ О 7 0 - З М  в в о д о в
П р о е к т н ы й  и н с т и т у т

Г И П Р О К О М М У Н Э Н Е Р Г О  
г .  И в а н о в о

f  '

И н в .  №
Ф о р м а т  А З
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П а н е л ь  № 4  с е к ц и о н н о го  а в т о м а т а

С х е м у  э л е к т р и ч е с к у ю  п р и н ц и п и а л ь н у ю  
п а н е л и  с е к ц и о н н о г о  а в т о м а т а  0 ,4  к В  
т р а н с ф о р м а т о р а  с м . ч е р т ё ж  
№  4 0 7 - 3 - 6 5 6 .0 1  Э П 1  л и с т  4 4 -  ■ ТП 407-3-656.01 ЭП1

И Д Я  Г О У Д  г г я ш я п и я

|  П р и в я з а н
г и п О с и п о в П\ / Р П  10 (6 )к В . совмещ енны й с  Т П  10(6)/0,4кВ С т а д и я Л и с т Л и с т о в
Н а ч .о т д е л а О с и п о в для городских электрических сетей и промпредприятий 

на базе ш каф ов К Р У - С  З А О  ‘ А л ь сто м  С Э М З " Р 5 9
И с п о л н . К у р и л о в а

И с п о л н . Г о р д о в а С е к ц и о н н ы й  а в т о м а т  0 ,4  к В . Р я д ы  з а ж и м о в  
п а н е л е й  Щ О 7 0 - З М  ВВОДОВ П р о е к т н ы й  и н с т и т у т  

Г И П Р О К О М М У Н Э Н Е Р Г О  
г .  И в а н о в о

И с п о л н . М и х е е н к о

I l / l w n .  № I
РЗ S 3  Формат АЗ
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Привязан

И н в .  №

ТП 407 - 3 - 656.01 ЭП1.

Д И И И В Я И
г и п О с и п о в ( 7 )  t Р П  1 0 ( 6 ) к В , с о в м е щ е н н ы й  с  Т П  1 0 ( 6 ) / 0 ,4 к В  

д л я  город ск их э л е к тр и ч е с к и х с е т е й  и  пром пред приятий  

н а  б а з е  ш к а ф о в  К Р У - С  З А О  " А л ь с т о м  С Э М З "

С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Н а ч . о т д е л а О с и п о в и м
Р 6 0

И с п о л н . К у р и л о в а

И с п о л н . Г о р д о в а
Ш к а ф  о п е р а т и в н о г о  т о к а  Ш О Т - 0 1 .  

Р я д  з а ж и м о в .

П р о е к т н ы й  и н с т и т у т  
Г И П Р О К О М М У Н Э Н Е Р Г О  

г .  И в а н о в о

Формат А4
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7-

3
-6

5
6

.0
1

Ал
ьб

ом
 3

N Н а и м е н о в а н и е  р е к в и з и т а О б о з н а ч е н и е К о д П р и м е ч а н и е

01 З а в о д с к о й  з а к а з

02 С р о к  п о с т а в к и

0 3 Н аи м енование объекта поставки и е го  адрес

0 4 А д р е с  з а к а з ч и к а  и  е г о  н а и м е н о в а н и е

0 5 Я з ы к  т е х н и ч е с к и х  д о к у м е н т о в р у с с к и й

0 6 Количество комплектов технических документов 1

0 7 Я з ы к  н а д п и с е й р у с с к и й

0 8 Т и п  и з д е л и я К Р У - С

0 9 Т е х н и ч е с к и е  у с л о в и я И К Ж М  6 7 4 5 1 2 . 0 0 1 Т У

10 К л и м а т и ч е с к о е  и с п о л н е н и е У З

11 И с п о л н е н и е  у п а к о в к и п п
12 Н о м и н а л ь н о е  н а п р я ж е н и е , к В п п
1 3 Ч а с т о т а ,  Г ц 5 0

1 4 Т о к  о т к л ю ч е н и я , к А 20

1 5 Н а л и ч и е  о б о г р е в а —

1 6 Т и п  о б с л у ж и в а н и я 10 и л и  11

1 7 Н а л и ч и е  с е т ч а т о г о  о г р а х е д е н и я  
к а б е л ь н о г о  п р и с о е д и н е н и я 0

1 8 К о м п л е к т
п о с т а в к и

( к о л .)

ш к а ф о в 20
1 9 ш и н н ы х  м о с т о в 2

20 н аве сн ы х рел ей ны х ш к аф ов —

-  21
П р о г р а м м н о е  о б е с п е ч е н и е  

д л я  с ч е т ч и к о в Г  3

22
П р о г р а м м н о е  о б е с п е ч е н и е  
д л я  м и к р о п р о ц е с с о р н ы х  
у с т р о й с т в  Р З и А S 1

2 3

-  2 4 К о л и ч е с т в о  з а к а з о в 1

2 5 В и д  п о с т а в к и Д л я  н у ж д  н /х

2 6 Д у г о в а я  з а щ и т а 1

2 7 Т и п  о г р а н и ч и т е л е й  п е р е н а п р я ж е н и я О П Н - К Р / Т Е Ы ~ 1 У Х Л 1

1 .Т р а н с ф о р м а т о р ы  т о к а  в  д в у х  ф а з а х .

2 .  С о  ш к а ф а м и  п о с т а в и т ь  ж гу т ы  м е ж д у ш к а ф н ы х  ш и н н ы х  п е р е м ы ч е к .
шXS

6 0

П р и в я з а н

И н в .  №

ТП 407 - 3 - 65'6.01 ЭП1.Л1Э1

И з м . К о п у н . Л и с т № д о к . П о д п и с ь Д а т а

г и п О с и п о в Р П  1 0 ( б ) к В . с о в м е щ е н н ы й  с  Т П  1 0 ( б У 0 .4 к В С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Н а ч . о т д е л а О с и п о в для г о р с д а и к  эл ектрических се те й  и  пром предериятий  

н а  б а з е  ш к а ф о в  К Р У - С  З А О  'А л ь с т о м  С Э М З * Р 1 6
И с п о л н . К у р и л о в а \5j£h
И с л о л н . Г о р д о в а О п р о с н ы й  л и с т  н а  ш к а ф ы  

с е р и и  К Р У - С .  С х е м а  № 1

Проектный институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
И с п о л н . М и х е е н к о p u d *

ФорматАЗ
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У с л о в н ы й
н о м е р

Н о м е р
ш к аф а

Т и п о и с л о л н е - 
н и е  ш к а ф о в

Ном.
напр
пара
кВ

Т о к
сборных ШИН, 

А

С х е м а  эл ек тр и че ская  
п р и н ц и п и ал ь н а я

Т и п
т р а н с ф о р 

м а т о р а
то к а

Исполнение 
вторичных обмоток 
трансформатора тока

Н о м и н ал ь н ы й  
первичны й ток 
трансформатора кха, 

А ___

Т и п  тр -р а  
напряжения

Коэфф ициент
трансформации

тр-ра
напряжения

Примечание

| Н о м е р  р ек ви зи та

2 8 2 9 30 3 1 3 2 33 3 4 3 5 3 6 3 7 38 39

0 0 1 1 8 .4 Т Э - 6 3 0 П 10 0 0 И К Ж М .6 5 6 3 4 3 .1  1Э З Т Л К - 1 0 0 .5 / 1 0 Р I . I

0 1 1 3 8 .4 Т Э - 6 3 0 г п 1 0 0 0 И Ю К М .6 5 6 3 4 3 .1  1 3 3 Т Л К - 1 0 0 .5 / 1 0 Р гз з
0 2 1 5 8 .4 Т Э - 6 3 0 □ 10 0 0 И К Ж М .6 5 6 3 4 3 .1  l a a Т Л К - 1 0 0 .5 / 1 0 Р пзз
0 3 1 7 8 .4 Т Э - 6 3 0 г п 1 0 0 0 И К Ж М .6 5 6 3 4 3 .1  1 Э З Т Л К - 1 0 0 .5 / 1 0 Р i ]

0 4 1 9 8 .4 Т Э - 6 3 0 гп 1 0 0 0 И К Ж М .6 5 6 3 4 3 .1  1 Э З Т Л К - 1 0 0 ,5 / Ю Р I 33
0 5 2 0 2 8 А 0 .4 И Ю К М .6 7 4 5 1 2 .0 2 0 .5 - Э З

0 6 1 8 8 .4 Т Э - 6 3 0 г п 1 0 0 0 И К Ж М .6 5 6 3 4 3 .1  1 3 3 Т Л К - 1 0 0 ,5 / Ю Р i . i

0 7 1 6 Ю н - 4 0 0 г п 1 0 0 0 И К Ж М .6 5 6 3 4 3 .4 2 1  Э З

0 8 1 4 8 .4 Т Э - 1 0 0 0 I I 1 0 0 0 И К Ж М .6 5 6 3 4 3 .4 7 0 Э З Т Л К - 1 0 0 ,5 / Ю Р 10 0 0

0 9 1 2 1 3 .1 - 4 0 0 Т Н + О П Н I I 10 0 0 И К Ж М .6 5 6 3 4 3 .4 4 5 Э З Ш Д О б - С

1 0 10 5 Т Э - 1 0 0 0 □ 10 0 0 И К Ж М .6 5 6 3 4 3 .4 7 2 Э З Т Л К - 1 0 0 ,5 / Ю Р 1 0 0 0

1 1 8 2 5 .1 -1 0 0 0 Т Н + О П Н I I 10 0 0 И К Ж М .6 5 6 3 4 3 .4 4 7 Э З м н о ш в - с la i iL i I i l iL iU lте&т
1 2 6 Ю н - 4 0 0 гп 1 0 0 0 И К Ж М .6 5 6 3 4 3 .4 2 1  Э З

1 3 4 8 .4 Т Э - 1 0 0 0 I I 1 0 0 0 И К Ж М .6 5 6 3 4 3 .4 7 0 Э З Т Л К - 1 0 0 ,5 / Ю Р 10 0 0

1 4 2 8 .4 Т Э - 6 3 0 г п 10 0 0 И К Ж М .6 5 6 3 4 3 .1  1Э З Т Л К - 1 0 0 ,5 / Ю Р I I

1 5 1 8 .4 Т Э - 6 3 0 I I 10 0 0 И Ю К М .6 5 6 3 4 3 .1  ) Э З Т Л К - 1 0 0 ,5 / Ю Р L33
1 6 3 8 .4 Т Э - 6 3 0 I I 10 0 0 И К Ж М .6 5 6 3 4 3 .1  1 Э З Т Л К - 1 0 0 ,5 / Ю Р I— 1

1 7 5 8 .4 Т Э - 6 3 0 □ 1 0 0 0 И К Ж М .6 5 6 3 4 3 .1  1 3 3 Т Л К - 1 0 0 ,5 / Ю Р c m

1 8 7 8 .4 Т Э - 6 3 0 I 10 0 0 И К Ж М .6 5 6 3 4 3 .1  1 Э З Т Л К - 1 0 0 ,5 / Ю Р Г -  1

1 9 9 8 .4 Т Э - 6 3 0 □ 1 0 0 0 И К Ж М .6 5 6 3 4 3 .1  1 Э З Т Л К - 1 0 0 ,5 / Ю Р 1 1

2 0 Ш 1 □ i 1

2 1 Ш 2 □ !

ТП 407 - 3 - 656.01 ЭП1.Л01

И з м . Кол.уч. Л и с т №док. П о д п и с ь Д а т а

Привязан Т И П О с и п о в Р П  Ю (6)кВ, совмещенный с  Т П  10(6)/0,4кВ 
для городских электрических сетей и лромпредприятий 
на базе шкафов К Р У -С  З А О  'Ал ьстом  С Э М З "

С т а д и я Л и с т Л и с т о в
Н а ч .о т д е л а О с и п о в

Р 2шштшшшшт
И с л о л н . Г о р д о в а Л  3, Опросный лист на шкафы 

серии КРУ-С. Схема №1
Проектный институт

ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 
г. Иваново

И с п о л н . М и х е е н к о

I Инв. №  I "

/ / /г4 Ф ооматАЗ
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о
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У с л о в н ы й
н о м е р

Н о м е р
ш к а ф а

Т и п  и  н о м . т о к  
п р е д о х р а н и т е л я

(о л и ч е с т в о  и т ц г  
г р - р о в  н у л е в о й  
юследоватепьносги

К о л и ч е с т в о  
и  с е ч е н и е  

к а б е л е й

Т р а н с ф о р м а т о р  
,  с и л о в о й  
( к о э ф ф и ц и е н т  
т р а н с ф о р м а ц и и )

Н а з н а ч е н и е  ш к а ф а  в  Р У
Р а с ц е п и те л и  п >ивода вы клю чателя
«нмгтиш
тапряжентя

еаамсимол
источника м а к с и м а л ь н о го  т о к а

У А З Y A 4 - У А 5  I y A 6  I Y A 7

Н о м е р  р е к в и з и т а

2 8 2 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9

0 0 1 1 □ r i D О т х о д я щ а я  л и н и я

0 1 1 3 □ T D О т х о д я щ а я  л и н и я

0 2 1 5 □ I ' п О т х о д я щ а я  л и н и я

0 3 1 7 О I ■ ~л О т х о д я щ а я  л и н и я

0 4 1 9 □ I ■ ~л О т х о д я щ а я  л и н и я

0 5 2 0 Ш к а ф  н и з к о в о л ь т н о й  а п п а р а т у р ы

0 6 1 8 □ I -I О т х о д я щ а я  л и н и я

0 7 1 6 i : . .  i r Z D О т х о д я щ а я  л и н и я

0 8 1 4 T D D В в о д  № 2

0 9 1 2 Т р а н с ф о р м а т о р  н а п р я ж е н и я  2  с е к ц и я

1 0 1 0 С е к ц и о н н ы й  в ы к л ю ч а т е л ь

1 1 8 Т р а н с ф о р м а т о р  н а п р я ж е н и я  1 с е к ц и я

1 2 б ' i i Г ~ 1 О т х о д я щ а я  л и н и я

1 3 4 Г ~1 В в о д  № 1

1 4 2 п 1 .1 О т х о д я щ а я  л и н и я

1 5 1 □ 1 ...... ' 1 О т х о д я щ а я  л и н и я

1 6 3 □ 1 D О т х о д я щ а я  л и н и я

1 7 5 C D Г ■ О т х о д я щ а я  л и н и я

1 8 7 □ 1 .1 О т х о д я щ а я  л и н и я

1 9 9 □ 1 .1 О т х о д я щ а я  л и н и я

ТП 407-3-656.01 ЭП1.Л01

И з м . Кол.уч. Л и с т № д ок. П о д п и с ь Д а т а

П р и в я з а н Т И П О с и п о в (Л 1 Р П  1 0 (6 )к В , совм е щ е нны й с  Т П  1 0 (6 )/0 ,4 к В  
для городских электрических сетей и промпредприятий 
н а  б а з е  ш к аф о в К Р У - С  З А О  ’ А л ь с т о м  С Э М З *

С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Н а ч . о т д е л а О с и п о в
Р 3

И с п о л н . К у р и л о в а

И с п о л н . Г о р д о в а Maaki О п р о с н ы й  л и с т  н а  ш к а ф ы  

с е р и и  К Р У - С .  С х е м а  № 1

П р о е к т н ы й  и н с т и т у т  
Г И П Р О К О М М У Н Э Н Е Р Г О  

г .  И в а н о в о
И с п о л н . М и х е е н к о lhuz{r

И н в .  № 1
6 $  Формат АЗ
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| б З

У с л о в н ы й
н о м е р

Н о м е р
ш к а ф а

Э л е к т р о м а гн и т н а я  б л о к и р овк а Н а п р я ж е н и е Признак положения шкафов Р У Обозначе ни е  
конструкторского 

документа 
на шинный мост

Ном инальны й
то к

шинного моста, 
А

S Q 1 S Q 2 S Q 3 S Q 4 Y 1 Y 2 Y 3 Y 4 э л е к тр о м а гн и та
б л о к и р о е к и .В Р я д  1 Р я д  2 Р я д  3 Р я д  4

Н о м е р  рекви зи та

2 8 2 9 6 3 6 4 6 5 66 6 7 68 6 9 7 0 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7

00 11 е с т ь е с ть е с ть е с ть е с ть е сть е с ть - =  2 2 0  В Л

01 1 3 е с т ь е с ть е с ть е с ть е с ть е с т ь е с ть - =  2 2 0  В С

02 1 5 е с ть е с ть е сть е с ть е с ть е с ть е с ть - =  2 2 0  В С

0 3 1 7 е с ть е с ть е с ть е с ть е с ть е с ть е с ть - =  2 2 0  В С

0 4 1 9 е с т ь е с ть е с ть е с ть е с т ь е с ть е с ть - =  2 2 0  В П

0 5 20 — Л

0 6 1 8 е с ть е с ть е сть е с ть е с т ь е с ть е с ть - =  2 2 0  В С

0 7 1 6 е сть — - - е с ть е сть — - =  2 2 0  В С

0 8 1 4 е с ть е сть е с ть е с ть е с т ь е с ть е с ть е с т ь =  2 2 0  В с
09 12 — е с ть - - - е сть - - =  2 2 0  В с
10 10 - е с ть е сть - - е сть е с ть - =  2 2 0  В с
11 8 е с ть е с ть е сть - е с ть е с ть - - = 2 2 0  В с
12 6 е с ть - - - есть е с ть - - =  2 2 0  В с
1 3 4 е с ть е с ть есть е сть е с ть е с ть е сть е с ть =  2 2 0  В с
1 4 2 е с ть е с ть е сть е с ть е с ть е с ть е сть - =  2 2 0  В п
1 5 1 е с т ь е с ть е сть е с ть е с ть е с ть е с ть - =  2 2 0  В П

16 3 е с ть е с ть е сть е с ть е с ть е с ть е с ть - =  2 2 0  В С

1 7 5 е с ть е с ть е сть е с ть е с ть е сть е с ть - =  2 2 0  В С

1 8 7 е с т ь е с ть е с ть е с ть е с ть е сть е с ть =  2 2 0  В с
1 9 9 е с ть е с ть е с ть е с ть е с ть е с ть е с ть - =  2 2 0  В п
20 ’ ИКЖМ.685515.001-09 1000

21 ИКЖ М .685515.00Ш 1000

Выделенным указано оборудование, применяемое по 
схеме №1. Остальное оборудование применяется 
только в тех случаях, когда необходима полная 
оперативная блокировка разъединителей.

ТП 4 07 -3 -656 .01  ЭП1.Л01

I Привязан гип О с и п о в '^7^ 1 Р П  10(6)кВ. совмещенный с  Т П  10(6)/0.4кВ С т а д и я Л и с т Л и с т о в
1________________________ ________________ Н а ч .о т д е л а О с и п о в для городских электрических сетей и промпредлриятий 

на базе шкафов К Р У - С  З А О  "Альстом С Э М З * Р 4И с п о л н . К у р и л о в а .
— —

И с п о л н . Г о р д о в а Опросный лист на шкафы 
серии КРУ-С. Схема №1

П р о е к т н ы й  и н с т и т у т
Г И П Р О К О М М У Н Э Н Е Р Г О  

г .  И в а н о в о

И с п о л н . М и х е е н к о

1 Инв. №  1
fm
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Условный
номер

Номер
шкафа

Выключатели Преобразователь тока или напряжения
Примечание

SF14 SF15 SF16 SF21 тип входной ток, 
А

выходной ток 
мА

Диапазон изменения 
вводного сигнала.

в

Номер реквизита

28 29 78 79 80 81 82 83 84 85 88

00 11 C Z Z I I Z Z 3 C Z Z I

01 13 C Z Z I I Z Z 3 C Z Z I

02 15 m C Z Z I C Z Z 3

03 17 C Z Z I Z Z 3 C Z Z I

04 19 C Z Z 3 I Z Z 3 L Z J

05 20 10x10 6,3x10 6,3x10 4x10

06 18 czz3 C Z Z I C Z Z 3

07 16

08 14 C Z Z 3 I Z Z I I Z Z 3

09 12 си з C Z 3

10 10

11 8 Г ~ 1 C Z Z 3

12 6

13 4 C Z Z ] C Z Z I I Z Z 3

14 2 C Z Z I 1 Z Z 3 C Z Z 3

15 1 с= з C Z Z I C Z Z I

16 3 C Z " I Z Z 3 C Z Z I

17 5 C Z Z I Z Z 3 1 _ J

18 7 C Z Z I C Z Z I C Z Z I

19 9 C Z Z I C Z Z I C Z 3

ТП 407 - 3 - 656.01 ЭП1.Л01

П р и в я з а н ГИП О сипов '•“ ' ч  I ■ н РП 10(6)кВ, совмещенный с ТП 10(6)/0,4кВ 
для городских электрических сетей и промпредприятий 
на базе шкафов КРУ-С ЗАО "Альстом СЭМЗ*

С тадия Л ист Л истов
Нам. отдела О сипов

Р 5
Исполн. Курилова J.-

Исполн. Гордова 'Ът-П? О п р о с н ы й  л и с т  н а  ш к а ф ы  

с е р и и  К Р У - С .  С х е м а  № 1

П р о е к т н ы й  и н с т и т у т  
Г И П Р О К О М М У Н Э Н Е Р Г О  

г .  И в а н о в о
И сполн. М ихеенко

1 И н в .  №

Ц0060?-03  Й Г  Формат АЗ
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65

П л а н  р а с п о л о ж е н и я  ш к а ф о в  К Р У - С

§

П р о е к т н а я  о р г а н и з а ц и я  и е е  а д р е с

«МММ М М М
ТП 407 - 3 - 656.01 ЭП1.Л01

ПШИ ПД!И1 ПДВ1 пщ я ввд ия п д я
П р и в я з а н г и п Осипов РП 10(6)кВ, совмещенный с ТП 10(6)/0,4кВ 1 

для городских электрических сетей и промпредприятай 
на базе шкафов КРУ-С ЗАО ’Альстом СЭМЗ’

Стадия Лист Листов
Нач.отдела Осипов

Р 6"" Исполн. Курилова
Исполн. Гордова # р О п р о с н ы й  л и с т  н а  ш к а ф ы  

с е р и и  К Р У - С .  С х е м а  № 1

П р о е к т н ы й  и н с т и т у т  
Г И П Р О К О М М У Н Э Н Е Р Г О  

г .  И в а н о в о
Исполн. Михеенко

Г И н в .  №  I
Ф о р м а т  А З
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Комплектно с панелями Щ 0  поставить 2 шинных моста L= 8 0 0  мм.

План Р У Н Н  *) пример заполнения листа для трансформаторов мощностью 2x1000 кВА.
Я |

, 4 . \  -1и СО
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I
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•30

ТП 407 - 3 - 656.01 ЭП1.Л02

Е Й Я 1 Й Я У Я  П Н Я  П Э Й Я  Я Э 7 Ш Я  П И Я
П р и в я з а н г и п Осипов $ РП 10(б)кВ. совмещенный с ТП 10(61/0,41(6 Стадия Лист Листов

Нач.отдела Осипов Ц Ъ Л для городских электрических сетей и промпредприятий 
на базе шкафое КРУ-С ЗАО 'Альстом СЭМЗ' Р . 1Испопн. Курилова /

Исполн. Гордова
О п р о с н ы й  л и с т  н а  п а н е л и  
Щ О 7 0 - З М  с  А В Р .

П р о е к т н ы й  и н с т и т у т
Г И П Р О К О М М У Н Э Н Е Р Г О  

г .  И в а н о в о
Исполн. Михеенко ш г

1 И н в .  №  1

умео?- е>з {7FJ Ф о р м а т  А З

Типовой проект 407-3-656.01

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293818/4293818641.htm

