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ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
9 0 3 -4 -1 7 8 ,9 4

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ БИОННО-МОДУЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1 МВт (0,87 Г к а л /ч а с )

АЛЬБОМ 4

ПЕРЕЧЕНЬ АЛЬБОМОВ'

Альбом 1 пз - Пояснительная записка
Альбом 2 ТМ - Теплотехнические решения

АС - Архитектурно-строительные решения
КМ - Конструкции металлические
ОВ - Отопление и вентиляция
ВК - Внутренние водопровод и канализация

Альбом 3 ЭМ - Силовое электрооборудование
АЗМ Автоматизация силового электрооборудования
АТМ - Автоматизация

Альбом 4 - Задания заводу-изготовителю
Альбом 5 со - Спецификации оборудования
Альбом 6 вм - Ведомости потребности в материалах
Альбом 7 с Сметы

Разработан •
Акционерным обществ он •Озон*

Генеральный 

Главный инженер YU- 
Главный инженер проекта

ВАКонстантинов

ЕЯПисаренко

Утвержден»
Комитетом РФ по химической и нефтехимической промышленности 
письмом от ** Ш 94 N

Введен в действие АО 'Оеон' 
прикаеом от 10 94 г N 156
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НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 
. НАИМЕНОВАНИЕ ЛИСТА СТР.

ЧЕРТЕЖИ МАРКИ * ЭМ '

HI ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ЗАКАЗА
ШИТОВ СТАНЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ 3

ШКАФ 1Ш

H2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ АППАРАТОВ 3

H3 ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДА л
H4 СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ Б-8

H5 ПЕРЕЧЕНЬ НАДПИСЕЙ 9

# J  Формат A2
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Т,П.903-4-178.94-АЭМ.Н1

Т.П.903-4-178,94-АЭМ.Н2

Т .П.903—4—178.94—АЗМ.НЗ

Т.П.903-4-178,94-АЭМ.Н4

Т.П.903-4-178.94-АЭМ.Н5

НаимЕНОваниЕ

Пе р е ч е н ь  п р о е к т н о й  д о к у м е н т о ц и и

для заказа щитов станции
у п р о в л е н и я

ШкаФ 1Ш
Технические д о н н ы е  аппаратов

Чертеж общего вида

СХЕМО ЭЛЕКТРИЧЕСКаЯ с о е д и н е н и и

Пе р е ч е н ь  н о д п и с е и

ПримЕчаниЕ

HHB.N

П Р И В Я З А Н

Листов

Т . П  9 0  3 - 4 - 1 7 8 . 9 4 - Э М .  Н1

«t
8

Нач.отд
Г Л .СПЕЦ
Вед.инх
Провер 
Н.контр

Ласыкщ
Попов„
Чернявскоя
Попов,Совченко

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ БЛОЧНО- МОДУЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ ГРОИЗВОДИТСИЬНОСТЫ) 1ИВт(0.87ГКал/1юс)
Перечень проектной до-  
КУМЕнтации для заказа 
цитов станции упровления

Стадия Лист Листов
Р 1

©&<гШЗ/р|?®8®ОД

ФОРМАТ А4

C D
U3
_ Q

сг>
об

со
<ZD
CTS

Фо
рм
ат г п0Г)

Поз Обозночение НаимЕнованиЕ КолПримечоние
ДокумЕНтаиия

А2 Т.П.903—4—17В.94—АЗИ.НЗ Чертеж общего вида
Т.П.903-4-178.94НШ.Н4 Схемо электрическоя

СОЕДИНЕНИИ
Т.П.903-4-178.94-АЗМ,Н5 Перечень нодписеи

Сборочные единицы
1 Понель 1

1 Блок Б5130-3174УХЛ4 2 1.1,1.2
12 Блок Б5130-3074УХЛ4 2 3.1,3.2! Hi 01
3 ВыключатЕль ВА-51-31-

1411100-20УХЛ4 п.п.
__ I " 380В,50Гц, 1р=31,5А( 1 QF1

ВыключатЕль ВА-16-25-
140010-20УХЛ4 n.h. *
"380В, 50Гц, 1р=16А‘ 2 QF8,QF9

П

Т .П 903-4-178,94-ЭМ. Н2

Нач.отд.Ласыкин * АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ БЛОЧНОМОДУЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ ПРШБОЛИТЕЛЬНОСТЬВ 1НВт<0.87ГКол/чос)
Стадия Лист ЛистовГ л.СПЕЦ.Попову Р 1 3Вед.инж. 1XXUJ

____ 1Г ^ 1 Технические донные аппаратов ®а@ккз^?@в©н
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5 ВыключатЕль ВА-14-26-

14-20УЗ п.п. ^ 220В ,

50 Гц,1р =6А 1 QF10

6 ВыключатЕль ВА-16-25-

140010-20УХЛ4 п.п.

" 380В,50Гц ,1р =6,ЗА 1 QF3

7 ВыключатЕль ВА-16-25-

140010-20УХЛ4 п.п.

"220В, 50Гц, 1р~ 6, ЗА 1 QF 4

8 ВыключатЕль ВА-16-25-

140010-20УХУ14 п.п. QF5,QF6,

"220 В,50Гц, 1р=0,5А 3 QF7

9 ВыключатЕль ВА-16-25-

140010-20УХЛ4 п.п.

" 380В,50Гц ,1р =16А 1 QF2

Ре л е

110 РЗВ261УЗ,-220В,50Гц г SK V 1 , KV2

11 ПЭ-37-80 УЗ ,"220 В , 50 Гц 1 К1

■ 12 ПЭ-37-22УЗ," 220 В , 50 Гц 7 1К,1.1-К2,
1.г-кг,з-к1
зл-к^.г-кг

13 ПЭ-37-42УЗ ,"220В ,50 Гц 2 1-КЗ.З-КЗ
-

14 РКВ11-43-111УХЛ4,

"220В,50Гц 2 1-КТ1,3-КТ1

15 Пе р е к л ю ч о т е л ь ППЗ-63/

Н2МЗ,и с п о л н е н и е 2 1 QS1

Г 1  г т ^
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Поз Обозночение НаимЕнованиЕ Кол Примечоние

16 Трансформатор Т-0 .,66- ТТА,ТТВ,

5 - 0 .5УЗ,50/5А,50 Гц 3 ТТС

17 ТрансФРматор ОСОБ-

0 .2 5 , "  220/24В 1 Т

18 Переклю чотель
1—SA1,1.1—SA1, 
1.2-SA1.3-SAI,

УП5311-6225 7 3 . 1-SA1, 
3.2-SA1.4-SA1

19 ВыключатЕль KE011УЗП SB1, 1SB2,

ИСПОЛНЕНИЕ4,черный 4 3SB2,4SB1

20 ВыключатЕль КЕ0ПУЗП 1-SB1,3-SB1

исполнение5,красный 3 4-SB2

21 ВыключатЕль ПВ1,5А 1 ВО

22 Счетчик  активной

эн ерги и  33670, "  380 В 1 PI

23 Арматура I.1-HL1,1.2-HL1

АЕ325221У2," 220В 4 3.1-HL1,3.2-HL1

24 Арматура 4-HL2,1-HL1

АЕ32122У2, 220В 3 3-HL1

25 Арматура

- АЕ323221УЗ, 220В 1 4-HL1

26 Арматура HL1,

АЕ325224У2, 220В г HL2

-

____________________________________________________
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СхЕматимЕскии план 
ПанЕль Д верь

Лист 1
77 7 7 7 /  
Лист 3 
' / / / / /

Лист 2 Лист 4

Т .П :903-4 -178 .94 -Э М . Н4

Н а м .о т д .Л а с ы к и ь ^ t__ А В Т О М А Т И З И Р О В А Н Н Ы Й  Б Л О Ч Н О -  
М О Д У Л Ь Н Ы Й  Т Е П Л О В О Й  П У Н К Т  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 1Н В т(0 .8 7 Г К а л /ч а с )

С т а д и я / и с т / и с т о в
Гл .спец.П о п о в ^ р 3Вед.инж.

Схемо
ЭЛЕКТРИЦЕСКОЯ 

СОЕДИНЕНИИ.
Провер. П о п о в у
Н.контр.С а в ч Е Н к о .
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Сх е м о т и ч е с к и я  план 
По н ел ь  Д в е р ь

Лист 1 Лист 3

Лист 2
' / / / У /
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ШеТУИ Г?У1Г?И (TWiTffH 1
Ноч.отд. Ласыкиь
Гл .спец. Попова Щ л
Ве д .инж.

I
Провер.Попова
Н.контр.Совченко

Т.П.90 3-4-178.94-ЭМ. Н4

А В Т О М А Т И З И Р О В А Н Н Ы Й  Б Л О Ч Н О 
М О Д У Л Ь Н Ы Й  Т Е П Л О В О Й  П У Н К Т  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 1ИВт<0.87ГКал/чос)

СХЕМа
Э Л Е К ТР И Ч Е С К О Й  

С О Е Д И Н Е Н И И .

Стадия Диет Дистов
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Понель

1 QS1 Тавличка QS1.Пе р е к л ю ч о т е л ь вводов 1
г QF1 Т О  ЖЕ QP1 Ввод ^ 380 В 1

3 QF8 ------л------- QF8.Ко н т р о л ь ввода N1 1

4 QF9 QF9.Ко н т р о л ь ввода № 1

5 QF10 ОПО.Пи т о н и е сигнализации 1

6 QF3 ------а------- QF3.P0B04EE о с в е щ е н и е 1
7 QF4 ------л------- 0Г4.Пи т о н и е  КИП 1

8 QF5 QF5.Со е д . коровка СКЗ 1
9 QF6 QFS.Co e a , коровка СКЗ 1
10 QF7 —  " — QF7.Co e a . коровка СК2 1

11 QF2 ------о ------- 0И2.Печь э л Е к т Р и ч Е с к а я 1

На аппаратЕ KV1 1
Т О  ЖЕ KV2 1

1 . 1 1
------о------- 1.2 1
------л------- 3.1 1
------в------- 3.2 1

—  ' — ТТА 1

ПРИВЯЗАН

Листов

Т.П .903-4-178.94-ЭМ . Н5

А В Т О М А Т И З И Р О В А Н Н Ы Й  Б Л О Ч Н О -  
М О Д У Л Ь Н Ы Й  Т Е П Л О В О Й  П У Н К Т  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1МВт<0.87ГКол/час)

Стадия Лист Листов
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На аппаратЕ ТТВ 1
ТО ЖЕ ТТС 1

Т 1
—  л— 4К1 1

К1 1
------л------- 1-КТ1 1

— *— 3-КТ1 1
------л------- 1-К1 1
------в ------- 1.1-К2 1
------О------- 1.2-К2 1
-----а------- 1-КЗ 1

З-КЗ 1
—  л — 3.1-К2 1
— * — з.г-кг 1
------В ------- з-кз 1

Д в е р и

12 Р1 Тавличка Р1 1

13 HL1 ТО ЖЕ HL1. Ввод N1- вклю чен 1

14 HL2 HL2 . Ввод Ы2-вклю чен 1

15 L.HL1 —  л — 1.HL1 .Насос 1.1 1
16 1-HL1 ------в ------- 1-HL1. Авария 1

17 1.H-HL1 — »— 1.2-HL1. Насос 1.2 1

18 1.1-SA1 —  о  *— Вы бор  реж имо

1.2-ОД ------а -------

3.1-ОД

3,2-ОД ------л -------

4-SA1 ------а  — 5

4ист

Т.П.903-4-178.94-ЭМ . Н5 2
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19 1-SA1 Тавличка Выбор насоса

3-SA1 ТО ЖЕ 2
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ЬБ
С 20 1-SB2 — *— Пуск системы

3-SB2 -в- Г1Г
21 1-SB1 -в- Стоп системы

3-SB1 — "— 2
22 3.1-HL1 Насос 3.1 1
23 3.2-HL1 -л- Насос 3.2 1
24 3-HL1 _л_ Вентиль 1
25 4-HL1 —  л — Открыт 1
26 4-HL2 Закрыт 1
27 4-SB1 Открыть 1
28 4-SB2 —  <7 — Закрыть 1
29 SB1 -л- Опробовоние ламп 1
30 ВО —  л — РаБОЧЕЕ освещение 1
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Типовой проект 903-4-178.94

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293819/4293819080.htm

