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Технологические карты на сооружение ВЛ и подстанций 

35-500  кВ

Технологические карты K -I-2 2  

(Сборник)

Уотройотво овайных фундаментов под опоры ВЯ

35-500 «В в мераних грунтах 
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Продолжение титульного листа

Сборник технологических карт на устройство свайных фун

даментов под опоры BS 35-500 кВ в передых грунтах Ш -Т(К-1~22) 

составлен отделом организации и механизации строительства линий 

электропередачи (ЭМ-20) института "О рганергострой".

Карты выполнены согласно "Руководству по разработке ти

повых технологических карт в строительстве"(ДНИИ ОМТП Госстроя 

СССР 1976 г ) .

В работе приникали участие:

Руководитель группы Ссорин Б.А«

Ст. инженер Смирнова Е.Г,

Инженер Канишева Г . В,

Инженер Сорокина Е.Н,

ВЛ-Т(К—1 -2 2 ) Лит
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СОДЕРЖАНИЕ

, Общая часть
. Технологическая карта К -I-22 -1  на погружение 

железобетонных свай при устройстве фундаментов 
под стальные одностоечные свободностоящие опо
ры в мерзлых грунтах

. Технологическая карта K -I-2 2 -2  на погружение 
железобетонных свай при устройстве фундаментов 
под стальные трехстоечные свободностоящие опо
ры в мерзлых грунтах

. Технологическая карта К-1 -2 2 -3  на погружение 
железобетонных свай при устройстве фундаментов 
под стальные одностоечные опоры на оттяжках 
в мерзлых грунтах

L Технологическая карта K -I-2 2 -4  на погружение 
железобетонных свай при устройстве фундаментов 
под стальные портальные опоры на оттяжках в 
мерзлых грунтах
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Расчет ожидаемой ж  он омичеок ой эффективности от 

внедрения технологических карт  K -I-2 2  на установку 

свайных фундаментов под опррн ВЯ Э5-50СКВ в  мерз

лых грунтах
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Технологические карты 
К—1 -2 2 (сборник)
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Технологическая карта К-1-22
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