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Схема принципиальна я  од ноли ней н а я

3 Вентиляторы М1 ( м 2  ; мб) Схема принципиальная
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ч Кабельный окурн а л. С вод ка  кабелей и проводов,

учтенных кабельным оку риалом.

S Кабельная р а с к л а д к а . План на отметке о.ООО

Венткамера. Кры и/ные. вентиля торь/

6 Молнц е з а  щ ит а.

Ведомость рабочих чертеткей основного комплекта О с н о ё н ы е  п о к а з а т е л и
начало

Ведомосп ссылочных и прилагаемых документо1

Обозначение. Н а и м е н о в а н и е Примечание

Ссылочные документы

4 .4 0 7  -  г з 5* У ст анов ка  одиночнь/х  ящиков
с р у б и л ь н и к а м и у автоматов\

к н о п о к  ПКЕ ; ПКУ и сигналь-

ных аппаратов.

5.ЧО 7  -  7 Устройство комплектных
гибких токоподводов к

электротоля м.

5. ЧОП З азем ление и за н у л е н и е
злектроустанов ок

При да гаем ы е документы

-эмсо Спецификация оборудования

-зм ьм В е д о м о с т ь  гю т р е  & м о с т ^

6 M C lm eptje fjoaroc

Типовой проект разработан Ь соответствии с 
дейст вующ ими н о р м а м и  и прав и л а  м и  и 
предусматривает мероприятияt обеспечиваюгцие 
Взрывнуюt взрывопоткарну ю и п о ж а р н у ю  
безопасность п р и  экспл уат ац ии  з д а н и я

Главный инженер проект а^' й /  \  ПЛПивторак

На пр я оке-
питающей 3 8 0 / 2 2 0 6

ние сети распреде
лительной 3 80 / 2 20 3

источник
пит ания от м ест ны х сетей 0,4/ о , 23 кв

кате тория 
ЭЛ ектроприемнико в третья

Мощность 
вноВЬ yerff- 
новленного
ш г

Установ
ленная 44. ъ / 3 / 5  ч- /  7 /сЬт

Расчетная ге .о  + с~- 7 к  &

CDS У
до компен
сации 0.79

после компенсации —

Способ'

проклад-

ки

Помещения 
со взрыво
опасной 
средой

—

Остальные 
поме ще -  

ния

Каб ел и  S лотках и по строительным 
конст рукциям . Провода 8 стальных 
трубах 8 полах

шкасры силовые Ш Р Н

Защита от 
коррозии

Стальн 6/е трубы покрыть антикоррозийной  
эмалью  В два слоя при открытой 
п р о в о д к е .

Защит-

Части
подлежащие
заземлению

Металлические корпуса электро обо руд оба -  
н и я , корпусу электродвигателей 
металлоконструкции электропроводок

ное за 

земление

Заземля
ющие.
проводники

С п е ц и а л ь н о  п р е д н а з н а ч е н н ы е  
нулевы е провод н и  к и  пит аю щ их  
ь распределительных сетей

Защита кабель
ной сети от 
м е х а н и ч е с ки х  
пов реж дено  О

П р о к л а д к а  кабел ей  до двух 
метров от уровня пола в 
ст ал ьны х трубах

Молниезащита лист 6

У ка з а н и я  по Монта тк выполнить н а  о с н о в а н и и

м о н т а ж у П У З .  Раздел W

У к а з а  н и  о. 

по

п р и в я з ке

Настоящий проект Вь/гголнен для двух случаев 
комплектации моечных установокt 
X-установка комплектуется насосным агрегатом> 
который устанавливается В очистных 
с о о р у ж е н а  я х
Ж-уста новка не комплектуется насосным 
агрегатом и насос устанавливается по данно
му проекту.
Ы  варианте при привязке на листе 2 
исключается я щ и к  управления Д68 и группа) 
предназначенная для питания ДЬЪ) группа 
становится резервной
На листе У исключаются соответствующие 
Кабели силовой распределительной сети. 
Уточняется сводка кабелей .
На листе 5 исключаются соответствующие 
линии. Исключается ящ ик управления J763 
из специф икации оборудования исключается 
я щ и к  управления ДВ8

У к а з а н и я
по

при В я з к е

окончание
в Таблице нагрузок и В значении расчетных 
мощности и тока на силовых пунктах о стаютср 
з н ач ен и я , указан н ы е  на листах /,'<2 Во 
Ж Вариант е на листе г. при приВязкепроекта в  
зависимости от мощности примененного В проекте 
насосного агрегата выбирается необходимая 
гр у п п а  а  з н а ч е н и е  тока пла Вкой вето Вки; 
н е н у ж н о е  зачеркивается.
На листе У исключается кабель от аппарат
ного иикасра моечной установки к двигателю 
МВ. Уточняется сводка кабелей. На. листе S 
исключается лин ия к аппаратному шкасру 
моечной установки.
в таблицу нагрузок и 8 значения расчетных 
мощности и тока на силовых пунктах Вносятся 
Значения , соответствующие, устанавливаемому 
оборудованию
На листе £ в зависимости от удельного сопротив
ления грунта определяется необходимое количест
во электродов заземления 

6 1 У  -заполняет ся при привязке проекта3 
ё зависимости от ком плект ации моечной 
установки техноло гически м и  насосам и

Т а б л и ц а  н а г р у з о к

Потре

бит е -  
ли

Установлен
ная мощ

ность
pf .

К  ВТ

Коэффи
циент 
исполь - 
зовамир

К и

Cos У

Средняя i 
за м а к с и i 
Затру оке 

смен 
РС м  
Квт

нагрузка
мально
.ин ую
Ч л (рем 

квар

Годовой
расход

электроэнергии

тыс. квт. час

Силовое 
электро - 
оборудова

н и е

44.зУ-?/,з
0,6 { 0.79

26.0 *

+ Z Z Z 7

20.1 +
Щ ,

г г  г z = 7

Электро -  
освеще -  

ние б.г Ю 0.9 5- г 2.5 3 ,6 $  н Ж— 7

И того
$9 ,6 /31 ,3

0.6 S 0 .8 /
з /.г  +
+  6L . 7

22.6 +
■+ / ------7 5 S .6 b * £ Z Z 3

Условные, обозначения 
Ж Р -п у н к т  распределительный 
ЖЪ - Я щ и к  управления  
Жл/ — пост дист анцион ного  управления

----- - Привязан

ТП 902-2-401.86 Э М

Очистные сооружения для сточных 
Вод от то Оки автомобилей с безна
порными ги эр о уи К А О н а м и<5 =/о Ve___

Общие данные.
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Л Pi
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Тип, напрхпке. ниe, 
сечен и e(шинопроВоро) 

Расчетный rote, Л 
Цетан, мощносп ,кВт

зво/вгов

От аппаратного ъикцера моечной чотаноВки 
С Д л я  Варианта п и т а н и я  насоса, Входящего  

8 компкект м о е ч н о й  установки)

Р^^Ч^Ъ+-х=?/з/,Зк8т 

7j> = 55.0+1U j

Тип

Расцепитель или 
пл а В ко л ВстаВксг, Я

*с
i  ы ъ

8 I  5.< О» Q
9* > °*s О ttt о
^  ^

5 ^
°Ч1 ^  t> й idч  ^ к  >  
$ О. «J К  < ^ О о* Ч  3 у  tt

«  §  -

«£ ь
О О.
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cj С: 

^  <Г

Тип
л Г н - Я  ОРасцепитель автомата 

устаВщ Я 
И агреВ отельный 
элемент тепло Boro 

реле
Т-теплоВои, у ставке,Я

*  \  Ч
5 * J» 
£  * °§  
О о» о_
^  и «5

Условное обозначение 
на плане О  6  I  6  6  6  6  6  6  6  О  6  6  6

*
£
(Ь
25
а
ti
о

г-
ы
<

Номер по плану мы мг яч М3 MS М€ M l MS м/о Mil М12 М/3~1 мы М15 MI6 м 8 -

Тип чяябзьч — ш о & ч YJM56M 9 л ы г м л г ч л и г DS4 ЧЯ100н2 — — — — — — —
Рн, кВт 0.37 0.37 /.б* 1,5 о. fг 7.S 7.5 /8-Ь 15.0 f , ? 5.5 3 .3 3.3 3.3 5.7 Г/  / С С У -

Ток, Я Z  Н /.г /.г 2 .6 3.57 о.чч 17.5 Н IV. 9 29.3 29.3 40,5 10,5 e.s S.S 6.5 17.5 С  7 а с у -
Г п €.0 6.0 18.0 г.г /42,0 1/2.0 20 5,0 2 05.0 75,0 79.0 39.0 3 3.0 ЗЭ.О 80.0 /  / С С У —

НоименоВа ние 
м еханизм а  
по плану

Сантехни
ческие
Вентиляторы

в /  | вг

Утеплен
ная

заслонка

П4

Сантех 
кие Bi 

тор

ГЫ

ничес-
>нтиля-
ы

63

ГазоууВка
/Я21-80-2Я

Os)

Насос
консоль нь/и  

к <60[го

Os)

На со 
консол 

к 4S

•е

ьный
[ЗОЯ

’)

Насос
П о г р у ж н о й

цмК 16 /  27

(3)

Кран
электри
ческий

(^)

Для моечных 
установок лег- 
коЬык автомо
билей и автобу
сов определяетсяпри нриВяъке проекта 6 зависимости от типа , q Виге тел Я (/V)

ЯВгома-
тика

и
кип

Схему упррВления см, лист 3 Я/9;//20 3 , - — —

Вея сеть выполняется кабелем марки ЯВВГ} 
за исключением случаеВ, где марка указана на чертеже.

ПриВязан

Ун&.П

Т П  9 0 2 -2 -4 0 1 .8 6 з м

Очистные сооружения дл/t сточ
ных. 8м от глоОки а Его м о бил еР с безнапорными гидроцикло - 
ном  и <а*1о Ус_____________
Рас гг редеки темн а я  сеп  

~38o/zzo& Шкаср J>W. Схема прин
ципиальная однолинейной

Стадия Лист \Листа%
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-6

н а /

4 g h

Избиратель у правке н и #
S S 1

УЛ S3/2 -  С6 6-

Номер
секции

Номер
Контакта

полоп/сение рукоятки

местн. о диет.

р -45° с + 75°

J1 П J7 п Я п J7 П

Z / г X X
Ж 3 4 X X
ж 5 е X X
ж 7 8 X X

Схема подключения
S 3 /

@
//
/3
/̂/
25
27
25

Я У  SU 7 -0 3 J 7 Z 3м / м г

J L
/з

25
27
2Э

(xrv)

g
//
/3

25
27
29

(Х72) м 1л N. |о OJ
СМ

*0
см

3 - -Ь------ I А т
*4 V см со Cn Со cvj *4*
нп Г Т  N— —

Л В В Г -/  (S *2 ,S ]

М 5 -  53 М 2 -  52 м /  -  ь /

V5JJP1 f7

°1М°
X f-o

/ 1 |7

/2 П р  /7

°ж°
Л Х

/  | 47

/s 2 1

'5 Т Р  /7 
■— О - Л  -О-л

° V J °

Я Я
i  \ J U

-1- J

©

Im J
Л В В Г - / (10X2,5)

Тозициок- 
нсе ■ 
обозн а - 
пение

\

Нацменов а  н и  е Нол. Примечание

У м е х а н и з м а

М Д В и та те ль /
см таблицу  
приме н е  - 

ни я
ЛЬ

Яиц и к  и праёле ни я  
цепи упри В л ен ия  ~  2 2 05 /

по месту

S B
н ь

К н о п о ч н ы й  пост 
у п р а в л е н и я /

ем таблицу  
П р и м ен ен и я  

яН

Таблица применения

Обозначение

Двигатель

Я и ц и к  у п р а в л е н и я
К н оп о чн  ый  

пост

При - 
Вода

Вент-
систе-

ми

y % S -  
Ко авто
мата 

Л

к к
гепло-
Soe
реле

Я
Т и п

Обоз -  
н оч е-  
ние Т и п

обоз - 
нече - 

ние

М / В/ 4 Я Л  ез 3 4  
~ 3 8 0 6 ;

0,37кЪт) ( , 2 Л

2 ,5 1.2S Я Н 5 / / 1 -
о з я г ъ

я  6 / ПКУ 1 5 -  
19.331.40 УЗ Л К /м г вг 2 .S /.25

М 5 63
УЯ Я БбЯ Ч^Ъ Ъ об  

0./2 кёт; 0.44J? /, б 0 ,5
Я S 3  113- 
ОЪ S2.J? Я & 5

t '
Привязан ! / г

ru n Пи В торак<
Нач. отд. Огцрцоё
Н.контр. Кузнецов бтЯ****-/, *
Гл.спец. Кузнецов

инё. л/ Зед.инж Семашко Щт\

Т П  9 0 2 - 2 - 4 0 (  86 ЗМ

Очистные сооружения для стогны* 
8од от м о й к и  аЪтомобилей 
с б'е.ънапорными гидроцикл о - 

н а м и  q g/p а/ с

Вентиля торы мч (м2. ■, м 5 ) 
схема принципиально я 
управления. Схема подклю

ч е н и я _____________________

Ст^ця Кист Листов

ГИ П Р П А В Т О Т Р А Н С
г. И а  с к в  л

Копировал Максимова2in i'D4 6 Формат М2.



J7
jig

 б
ом

 /
V

Т р а с с а П р о ход ы  через Кабель

О
5ссо
о сс
S' "ч

П

Н а ч а л  о

тру Си по п р о е кт у п р о л о Д с е н о

Номер
§Со0 
Q.

1

5 оГ 
£ $ sО О £'С

*г

4

Qj
41

5 &
*  5
=L2 
2Г о 
ч  §г

L
effcV £ ь 
cl£  Cj

<  ij i:

Чи
сл

о 
ж

и
л

 
и 

с
е

ч
ен

и
е 'ы°0•+-

Cl
5 *
■ч

1

- 1
2 i s  
&
*  §

Qj
о i  i
4 3:^ ^ Qj5 >

^ «j

сГ

4

/У /- / Ш каср  ДР1 Я щ и к  ДВ1 — — Ядв г ( ( ч *  2.5) 10

/уу -г Я щ и к  ЯЫ Д ёигагел  ь M i - - Ядвг 1 (4 *2  5) 30

H i-3 Я щ ик ДЫ
Кнопо ч ны й 
пост Д  л/ У — - дкввг 1(10*2.5) 15

н г ч Ящик ДВ1 Двигатель м2. — - Яд8г ( (Ч *2.5) 25

ИЗ-/ Ящик  j7fi/ Я щ и к  Д83 - - ДВВГ ((Ч*  2,5] 25

нз-г Я щ и к  ДЬЪ Двигатель М3 Мн20 ПЫ 4 (1*1.5) 7

н ч ч Ящ ик я&з З а с л о н к а  ДЧ — — ЯддГ 1 (б*2,5) 10

H S-I Ящ ик Явз Я щ и к  ДВ5 — — Ддвг { (4 *2 ,5 ) 2

н 5 - г Ящик j485 двигатель М 5 MHZD 3 Пд{ 4 ( t x l  5) 5

К5-3 Я щ и к  ДВ5
Кмопоч н ы 0 
поет я  л/ / — - ДКВВГ 1 (5 *  2.5) 15

HG-1 Шкаср ДР1 Я щ и к  д в е — — ДВВГ 1(4* 2,5) 1Z

Нб-г Ящик д в е Двигатель м е МН 20 3 Д58Г ((4*2 .5 ) 30

Н1-1 Я щ и к  д в е Двигатель м 7 MH2D 3 ДВВГ ((ч *2,5) 30

Н 8 - / Шкаср ДР1 Я щ и к  ДВ8 — - ДВВГ дт~ / W

Н 8-2 Я щ и к  ДВ8 Двигатель мВ мн — 3 ДВВГ 1____ / 25

с и
/----- 7 аппаратный

гикиср М 8, насос — -
м о еч н о й

установки j
м о е ч н о й  

установки /  7 - - / -----7 L __ /
H 9 - I Ш каср ДР1 Я щ и к  Я  В 9 — - ДВВГ 1(3*ю +/*б) н

н э - г Я щ и к  Д&9 Двигатель М 9 мн*<о 3 ДВВГ {(3*бт!*ч) 15

НУСН Я щ и к  ДВ9 Двигатель м ( 0 мнчо 3 ДВВГ 1(3*6Н*ч) 15

Н /У -/ Шкаср ДР1 Я щ и к  Д В Н — — ДВВГ 1(3*4+1*2,5) 12.

н и - г Я щ и к  ДВИ Двигатель м  /У мнго У ДВВГ 1(Ч*2,5) 15

Н 12.-1 Я щ и к  ДВИ Двигатель м /2 МН20 У ДВВГ /(Ч<2,5) 15 ■

HI3-1 Я щ и к  ДВ11 Я щ и к  ДВ13 — - ДВВГ 1(3*46*2,5) 5

н / з - г Я щ и к  ДВ13 Двигатель м / з мн Z 0 У дввг /  (4*2,5) 35

ш * м Я щ и к  Д 813 Двигатель м м МН 20 У дввг 1 ( 4 * 2 ,5) 3 5

Н IS-/ Я щ ик Д&13 Я щ и к  д в /S — — дввг {(3*4 +1*2,5) г

His - г Я щ и к Д BIS Двигатель m i s МН20 У д в вг ((ч  * 2,5) 3 5

HI6 - I Шкаср д  Pi Я щ и к  QSiG — - дввг 1(3*46*2,5) Z5

Hie- г Я щ и к  QS I& К р а н  M iG — — кг 1(3*2,56*1,5) го

/  / Местнь/е с е т а LLfKaqo я р у — — П П П /  ~1 п и

C § од к о кабелей v проёодоё/ учтенных 
каб'ель н ьш Журно/лом

Число и се ч е н и е  

Дсил, н а п р я ж е н и е
M a p K a t к о л и ч е с т в о  м

Д В В Г ДКВВГ Н Г /7 8 /

6 * 2 , 5  6 6 0  в 310 - I -- —

5 * 2 , 5 ' тоже - 15 — -

10 * 2,5 - 15 — —

3 * 2 , 5 +  1 *1 ,5 - I
20 ~

3 * 4  + 1 *  2 ,5  ч 45 — — —

3 х 6 + 1 *  Ч ч 30 — — —

3 * 1 0  + 1 * 6 15 - I — —

1,5 —
II

50

/ р у и ы У- J I ILJ ЛЬ П О /  С. М П и — О О М /п / I т  U О

ТП 902-2-401.86 ЗМ

П р и в я з а н 1 / // Очистные сооруж ения длр 
сточных Sod or моими автомо~ 
/Рилеи с (Тез напоры ы ми  
ги зр оц икл он ам  и q = /o A/c

Стадия Лист Листов
run fk /iro р а к  с

Р 4Нач отд Огурцов <
И контр. К узн ец о в ХасГель н а /й  Ж у р н а л  

Сёодка ка Т е л е и  и  п р о в о д о в  
учт ен  н ь /х  к а Т е м , н и  м

7/CyPHQ ЛОМ
ГИПРОАВТаТРАНС

г М с П К & А
Гл спец К узн е ц о в

V h § К Вед интн С е м а ш ко

Копировал МаксимоваНИЧЧ-ОЧ 7 формат В 2.



П л а н ,_O r  а  п и а р а  г н о г о ш ко с р а  м о е ч н о й  у с т а н о в к и  П
Нб-е \ ( Л АЛ В а р и а н т а  п и т а н и я  н а с о с а  , в х о д я  иц его  

Г/ 4. 6 к о м п л е к т  м о е ч н о й  у с т а н о  В к и )
Тепловой узел

~7

Н1 -
Н 1 - 2
KV- 3
н е - /
н з - 1

j96J9

ЛВ6

j?8rf3

б е н т к а м  ера

____________ З ь / S u p j e /~пся и  я  ч и т Ь /в а и /т с Я  8  П р о е к т е
&H<fr>-ipansio u~}crc?o ч м ь  /е  к е г б е л  6 ч ь /  е  с е г о ^  "  сл5 1 > с  к  т а /

Н р ы ш н ы  е Ьентиля торь/

на | о. о о о |

Привязан

М а р к а ,

поъ
О б о з н а ч е н и е НстименоВа н и с Кол

Мосса 
eg кг

Приме
чание

/ Л и к е р  к  6 7 5 КЗ 2 о, 6
2 ЗаНсим тросовый К 6 7 6 У З 2 0! 81

3 Муфта н а т я ж н а я  КВО^УЗ 1 0 ,5

4
Подвес с к о л ы я  ip его  
к р е п л е н и я  п е к  ю ~ е о 10 —

5* Подвес к о н ц е в о г о  
к р е п л е н и я  п и к  / о - е о 1 —

6 К р о н ш т е й н  п р а в ы й / — См серия

7 К р о н ш т е й н  л е в ы й 1 — 5 1/01-7

8 П р о в о л о к а  Фб 15м —

9 Лоток Н Л 2 0 - П 2 9 3 /2 6,11
10 П о л к а  к  и  6 i 9 3 13 0 ,3 1

Н Полоса K Z 0 2 9 Z 5* 0J9

/2 Профиль  /<23 8 92 5 3,09

13 С к о б а  к  1 1 / 2 9 2 го 0 0 3 5

/4 С к о б а  К  1 1 5 7 9 3 2 6 0 /52

15 С т о й к а  К  1150  9 3 13 0,60

16 С т о й к а  К З Ю М У Х Л 2 . L L j 3 . 6

1. К р е п л е н и е .  электро к а  беле и } п р о к л и  g ы 8 а ем ы  х 
по строительным к о н с т р у к ц и я м ,  выполнить с к о б а м и  и 
м о н т а ж н о й  п о л о с о й  с ш а г о м  н е  более. 8 00  мм.

Z. Р а с к л а д к у  труб’ для электр о про  во д о к  В полях  
Выполнить до с о о р у о + с е н и я  чистого п о л а  н а  
о т м е т к а х  м и н у с .  100 м м  3550  мм } к о н ц ы  труб" вывести 

н а  Ю О м м  н а д  отметкой чистого пола

3. П ит а н и  е г и б к о г о  т окоподвода  Выполнить на  

о с н о в а н и и  се ри и  5“ 4о 7 -7  „Устройство к о м п л е к т н ы х  

г и б к и х  токопод Вед о в к  электро тиля м ",

4. Э л е кт ро о б ор у д о в ан и е  и  соответствую и д и е  сети^ 

не исп о л ьзуе м ы е  п р и  п р и в я з к е н а  п л ан е  к а б е л ь н  о й  
р а с к л а  д к и  В ы ч е р к и в а ю т с я .

5. Т р е х м е г р о в а я  з о н а  по  ё е р г и к а л  и v  горизонт али  

от к р а е в  б е з н а п о  р н ы х  гидроц и к л о н о  В я в л я е т с я  
п о ж а р о о п а с н о й  к л а с с а  п ~ т .

ИнВ. к

r u n
На^.огд
Н. Контр.
Гл спец.
Сг. uhoHl

Пиёторагз.
Огурцов
Кдзн ецо£
Кузн ец о в
Л  Громова

Т П  9 0 2 - 2  - 4 0 1  86 ЗМ

Очистные сооружения для 
сточных Soy от м о й ки  авто-  
/иоГилей с безнапорными  
гидроциклонами О ,-w  л/с
К а б е л ь н  а я  р а с к л а д к а  
П л а н  н а  отметке, о .о о о .  

8 е н т к а м е р а  .
К р ы ш н ы е  Вентиляторы

Стадия Лист Листов

ГИПРОАВТПТРЛНС
г М а с к ьл

Копировал Макси м о 8 ' 2
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Mc\Huenpuerr iHQя сетка
Сталь кругло  я  Ф 6  
Ъ а л о ж и т ь  В кро8лн>

©

в  О О О

© ©
O L - C L

ПриВаритЬ

М о л н и е п р и е м н а я  сетка
с г от ль круглая <f> 6  
з а л о ж и п  6 кровлю

Токоотёод
С-ГСУЛЬ К Р У  Г  A Q  я  Ф б

БолтоВой р а з ъ е м

О. ООО

Марки
позиция ОБозночение Наименование. Вол.

Массе/ 
eg, кг

Принс 
id  нце

/
Круг ГОСТ 2S90 -71 *

Ф12; e-s.ooo C J E J

г Полоса
гост /0 3 -7 6 *  40* V E J E J

3 Уголок e - ts o o  
rocreso 9-7Z*S0x9DxS E J C J

Согласно сн 30S-77 по устройству молниез а/щиты 
здание, относится /< ш категории и должно Быть защи
щено от прямых удароВ молнии и заноса высоки к 
потенциако 6 через наземнь/е металлические к о м м у н и к а 
ции, Для з а щ и п /  от прямь/х удароВ молнии служит 
молниеприемная сетка из круглой стали диаметром 
6  мм с площадью ячеек не Более 160 мг. Молниеприемная 
сетка укладыВоется под утеплитель кроВли при строи- 
геЛьнь/Х раБото/Л и соединяется токоотВодами из 
круглой стали диаметром 6 м м  с очагами заземления^ 
состоящими и з электродов 8 количестве 
L - 7 штук диаметрам I Z m m , длиной по 6м} 

ъаБиёаемых 6 грунт и соед и неннь /х  м е ж д у  соБой 
полосоВой сталью 4о*Ч мм. Очаги заземления распола
гаются по пери метру з д а н и я  с итогом не Более 
2Хм. В е л и ч и н Q им пульеного сопрогиВлен и я  
заземли тоще го устройства д о л ж н а  Быть не.
Б о л е е  ZQ Ом.

Д л я  замероВ сопротивления заземляющего  
устройстёа 8 местах с о е д и н е н и я  очагоВ заземления 
с токоотВода ми пре дуем огрены Боято Вые разъемы.
Д ля защиты от заноса  Высоких потенуиало В 
В н е ш н и е  м егалл ич еекие  конст рукции  и к о м м у 
н и к а ц и и  на  Вводе В зд а н и е ,  присос ди  н я ются 
к оче/г&л* з&зегчяемия^ с ,о е З и н е н ^ ы г н и  с 
м о л н и е п р и е г ^ м о ч б  с.&m к о  £  .

После м о н т а ж н ь /х  раБот по 
молниезащитным устройствам неоБхо д и м о  произвести 
замеры сопроги Вле н и я  заземля ю щ и х  уегро йетВ и 
при неоБходимости Выполнить дополнительнь/е  
заземлит-ели.

Т П  902-2-401.86 BM
j____

Привязан - Ь К1t z Очистные сооружения для 
сточных боа от марки абтомо- 
(Тилеи с Л з напорными  
гчдроцикхонами q = /o M c

Стадия Лист Листа irun PvSwpax ✓ Ии/1 Р 6Нач. org. ОчнрцоЬ
H. контр. Кузнецов f Молниезащ ити ГИПРОАВТРГРАНС

Г. М О С К В А
Гл.с/7ец. Кузнецов1 ин8. H ! C r.rex. TuxctHoti 'As©

КопироЬак МаксимобаЯиН-ОЧ 9 Ф о р м а т  А Z



ч

Ведомость рабочих чергет+сеи основного  комплекте/

Аист Наименование Примечание

/ Общие данные
г Планы на отм. 0.000 ■ 3.600. Питающая

сеть схема принципиаль ная. Таблица щит-
ков. Ведомость комплектных линии и узлов

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

О бозначение Н а и м е н о в а н и е Примечание

Ссылочные оокчменгб/
4.4 0 7 -  ггэ Установкст осветительны х щит-

ко в
4 .ч о 7 -г з з Прокладка  осветительных электро-

проводок v установка светильни-

ков с лампами н а к а л и в а н и я  и
ДРЛ на кр о н ш т ейн ах

5 .407-13 Установка одиночных светильни -

ков с л ам п ам и  н а к а л и  ва  н и я
П р и л агаем ы е до куме нты

эмса С п е ц и ф и к а ц и я  о б о р у д о в а н и я .
Эмвм Ведомость пот ребност и

8  матерг/ехпеух.

Типовой проект разработан В соотВетствии с 
действующими нормами v правилами и предусмат
ривает мероприятия, обеспечивающие Взрывную; 
Взрывопожарную и ггоЖирную без о пас но t it  при 
эксплуатац и и здания.

Главный и н ж е н е р  проек П.П. ПиВторак

Осно&ные показатели

Н а п р я - о б щ е  е 3 8 0 / 2 2 . 0  В
о-Кение п е р е н о с н о е 3 6  В

и с т о ч н и к  п и т а н и я От м ест ны х сетей 0 , ч / о . 2 3 к В

Р а б о ч а я Э в а к у а ц и о н н а я

Мощность Установленная S. 2 кВт —

Р а с ч е т н а я 5. 2 кВт —

COS у 0.9 —

С п о с о б п р о к л а д к и

Р а  с п  ределительн ая  сеть Выполнена  
кабелем м арки  Я & Ь Т  по стенам и 
потолку

Щ и т ки  о с в е щ е н и я ПР Н

З а щ и  т- 
ное

Части подле
ж а щ и е  

Заземлена к>

К о ж у х и  щитков , металлические корпу
са светильников7 кро н ш т ейн ы  , 
один из выводов п о н и ж а ю щ и х  транс
форматоров 2 2 0 / 3 6  8

заземле
ние. Заземляющие  

проВодни ки Р а б о ч и й  нулевой провод

У к а з а н и е  по монтажу

Монтаж электрооборудования должен 
быть Выполнен В соответствии со 
сн и п ш - ъ ъ -7 6 *  „ Электротехнические 
устройства "

Рекомендаций по 
обслуживанию с в е 
тильников

При Высоте подвеса до 5 м  -  со с г р е -  
м я н к и ) Выше S m . -  с п е р е д в и ж н о й  
телескопической вышки.

ха/. 8 м. до Be pi 

ном ерам  авто 

в венгкамере.

Общ ие у к а з а н и я
1 Высота установки группового щитка 

щ и гка
2 Н о м е р а  групп на п л а н е  соответствуют 

м а г о в  н а  схем е щитка
3, Расположение свети льн и ков и проводку 

уточнить после установки оборудования
4. Потеря на пряжения в распред елитель н о и сети не. 

пре вы ш а  ет / ,5 ° /*
5 При расчете питающей сети коэсрсриц иен г спроса 

рабочего освещения -  Г.О

Условные обозначения и изображения
^  — выключатель о д н о п о л ю с н ы й  б р ы э  го н е п р о н и  ц а е м ы и ^  

-  н о р м и р у е м а я  освещенность в л ю к с а х  ;

6PL — осветительный щиток  

ТАТ -  транссрорматор п о н и Ж а ю щ и и  

^  ~ р о з е т к а  ш т е п с е л ь н а я  брыъго н е п р о  н и ц а е м а я

з а п о л н я е т с я  при п р и в я з к е  п р о е к т а

r u n
Н. контр.
Ноч.отд.
Га. спец.
Pit к. гр.
VHTtc.

ПиВторак
Росту но Bet 
ОгурцоВ
Кузнецов
Сидорова
ПроЬотороЕо

П р и в я з а н

ТП 902-2-Ч01.86 3D

Очиегные с о о р у ж е н и я  для 
сточных. 8од от моОки аВто- 
м о б и л е й  с б е зн ап о р н ы м и  
ги д р о и и кл о кам и  fiWQ*/c

Старил

Общие данные.

Ласт Лието В

r m P D A B T O  ТРАН С 
г. Н а т к а л

Копировал МаксимоВоРЦЧЧЧЩ 10 Ф о р м а т  А £
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Г 7 J 7 о н  н а  о т м  3 . 6 0  0 П и т а ю щ а я  сеть . Схема 

принципиа льная
ТасГлица щитков

Б ---- - □

a D

j?BQr-/fZx 25)
С огм. 0 .000  __

Ф и л ь т р а л ь  н а р  

Ю

Р вент ка мера  
_ ДОЛК 2.-НСП09 XZOO 

~ ~  ЗБ
я&вг

2

ТА Т- О Z5

Р °

Я 8 В Г  f[Zx25

j \ z Z D  / 36  5
t f !

С ОГМ 0.000.

Ъ§Щ ^-П&ЛП-2.*Ч0 
Т о ----------

АВВГ

Z ОРлК 

яеъг X >< 1

7-АСПО Z-ZX40 К
3.6

I

х  >< X
J  L L

:.оо<*

источник
пит ан и я
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£
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о •-

г  о
О СО
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V  О
о. г  
сг 
£
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§ «<  ок
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к
J . n 3Qj ^ гэCJ чо > 
ГГ i  >>

I N
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e

о
QtO
0
t:

1i5-

N
Poo

oŜ O
*»?

, >■

£  1 
i s . *к  t  о о о з * : *
>= < 3 3 3 ^ .  
.i ад *
t  Or o«S OCj 
к o“ *

ей  ?  О С , О ад

N « * § 3
J S f j g g

T u n
Z H t fi

Расцепитель

4l

Распределитель н и  и пункт а / ?  автоматов Р асцепит ел ь

автомата
Ао  

<  5j
Т и п

Устан. 
мощ  -  
насть 
кВт '

Занят ые, Резервные.

аднопо - 
люсные

трехпо- 
лю сные.

однопо-  
люеные

трех п о 
люсные

од но по
лю сные

грехпо- 
л юсные

APL п р и - з о у б ~ 2 ( 9 з S  2 / + 6 — — — 16 —

Ведомость комплектных, л и н и и  и узлов»

а/ °  по плану APL

Т и п ПР11-3016- 
ZIH3

р ч, к ? г S.Z
Потеря

напряжения до 
щ ит ка,  «у*

г) {3
План на отм.о.000

Тепловой чзгл 
золк Hcnoz«too

Я66Г

А/
поз

Обозначение
ч е р т е ж а Н а и м е  н ова ние. Кол.

П р и м е 
чи ние

/ tfAoi-  2.33-o o f Установка кронштейна У Н6 со 3

светильни ком для ламп накали ва -

ния. Исполне ние У

2 S.407-/9 -3O Установка свети ль н ика на крю ке, 2

на подвесе под перекрытием из
ребристых плит т олщ иной SO мм.

Исполнение, 2

3 S . 4 0 7 - / 9 - Z I Установка светильника на крюке €

под перекрытием из пустоты ых
плит

4 5 . У 0 7 -  Г 9-17 Установка светильни ко
С по ти пу) на полосе 2

ТП 902-2-401.86 3D

Очистные с о о р у ж е н а * для UTZT7Z 
с точных вор от м ар ки  авто- Стадия 
м о би лей  с б езн ап о р н ы м и  
г и д р о ц и к л о н а  м и  ф я /олл *
Планы на огм. о.ооо, З.вЪо питаю- 
щая сеть. схема принципиальная
Таблица щитков Ведомость ком 
плектных. линии  и у  Злоб

Лист Листов

ГИПРОАВТОТРАНС
г  Ма с к в а

КопиооКсгк М а к си м о $ а 2111*1 ~0Ц // Ф о р м а т  j42.
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£\еЭ о м о е т ь  р а в о ц и х  ч meotceu НОЖНОЮ комп/ifiKmtf.
н а ч а ло

У0

УУ

У£

Ч/ в и м «  Hcsfaca н и е

( Н а ч а л  о J
Э«1ннь/е  ̂ о к о н ц а  НЧ(_/€J

С х е м а  <ру н х и и о н а л  ь ^ а  Я (  н а ч а л о )

Схе.нк=* <руН*<ци©чаЛЬ>на Я ^ о к о н ч а н и е  )
т о ч н о йЛр<

С * « М < а  ф п у н к и ,*

с и  cm ем. ЛУ

/77€»л ло£аи Схема ^Ьун<.4 ионо1/)ьмар
сх «тис* &неииниу п^эо^о Эо/
/^dC OC b/ Р 'З .  С у е м с и  Э/^в к т р и ч  €СКС*Я л ^ и н ц и -

л и о л ь н а й ’&Лемир L Н  CfW О Л  О

^dcocb/ /»-Э. Сх е м а  элв<  т р  ицеслсаЯ

л^ и н ц и ли а льн а й  у п р а в л е н и й  /окон ч о н и е )

f~l а со С- ь I р-~7. С х е м а  Впе к ппр ичеек.ая
п р и н ч ^ п и а л ь н а й  у п р а & л е н и Я
р ^ а ъ Ф Э у Ь к и  P~¥S. С х е м а  э л е к т р и ч - е с  /кс(Я

1 уо и н ц и л и о л Ь ч а й  у  л  р а  £>ле н и  Я

/-Уасось/ Р-У£. С х е м а  элек т р  и ч е ск а Я
Л р и н у ил и ы л Ь М Д Я  ул р в ^ б / ч и

'х«маI Э п е к т р и ч е с к а  я  п р ^ н м ^ и а т а н а я

ju cm e w  ь/ чзлл ерен< (  н а / ч а л о ^

>инвч«ние

УЗ Сх g м а  эле/стричесдсая луо«-ч^цичп<-)альм<ая

с и с т  е м  ь/ и з м € / э € м и и  ^  О к о н ч а н и е  )

У4 Схема В п е к т р и ч  еслса Я луаинцил и а л ь н а я

/5

с и г н а л и з а ц и и  /н а ч а л о  1 
Схема элвк:туои w ес /со/ я П р и ы ^ и п и  а л  *=> н а 1

с и  5 л-ча л ч з а ц и и (  о к е э Н  ' 2
У б' Н а с о с  /°-У0, О сем а Э л е х т р и ч е с /с а я

п р и н ц и л ц д л б н а я  у п р а в л е н и я   ̂н а ч а л о J

У7 М а  сое R-'tO. Схеме* э-ле/слприуес/сая

У*

П р и н ч и ли о (лбн аЯ  уп ра& п -ениЯ  ^П рс>^опЖ ^^и е ) 

Н  d c o c  Р - J O . Сх € м о  э л е / с т р и ч  еслсая

лринцилиа лЬНаЯ управления ^©/соИча нив J

УЗ Л р о л л а ч н а Я  с и с т е м а  Л -/. С х € ма/ 

эле к т р ч ч е с леса я п р и н ц и п и а л ь н а я
улра£»ле ниЯ f  н а ч а л а )

ао Про т о  ч н а Я  с и с т е м а  /7У. С х е?^с/ 
Эл е < т р и ч е с к .а Я л р и н ц и л и а л  ь н а я

у п р а в л е н и я  (  о  к с о н и  а  н и  € )

р П и Г > о ^ о и  п р о е к т  р а з р а б о т а л  £  с о о г п ^ е / л с г п ^ ч и  

С  Э  е и с т ^ у ю ч ц и м и  н о р м а м и  и  л р  а  В  и/1 а м и  а  л р  е -  

^ у с м а т р и в а е т  м ероприятия, о&еслечи£>с1ноицие 
£ з р ы £ н у м э ,  £, 3 pfc,i£©n©ofcoipHy но и  л о э / с а р н у л ©  5  е э ®  

p d c H o c / п ь  п р и  э к с п л у а т а ц и и  з Э а / н м Л>Э.

П\а^нь»и инэ^сенер п р о е к т а ^ , /Ju* Г).П.Г1иЬторак

о к о н ч а ч и €

Лист W o / и м е н  о б а н и е Примечание

2 У П / э и т о ч н а я  с и с т е м а  Л У .  С х е м а

э л е к т р и ч е с х а 9  п р и н ц и п и а л ь н а ? »  р е г у л и р о в а н и я

г а С х е м а  £ > н е и и н и х  о р © £ > о З о /с   ̂ н а ч а л о )

а з С х е м а  в н е ш н и х  л р о £ о Э а , с  ^ л р о Э а л о у с е н ч / e j

г н С х е м а  В н е и ч Ч и х  л р о ё о Э о к  ^ о к о н ч а н и е )

2 5 Н а с о с  Р~~№, С х е м а  В н в и ч / ч и х  л р о ^ о а о к

1 ^ с у ч а л о )

a s /HcJCoC Р -  УО. С х е м а  ^ н е ч и н и х  о р о ^ о Э о к

^ Л р о Э о л ж е н и е  ]

£ 7 Н а с о с  Р~^0.  С х е м а  в н е ш н и х  п р о ^ о Э  о  ^  ,

t о к о н ч а н и  е J

г ? П р и т а ч н а я  с и с т е м а  Л У .  С х е м а /

в н е ш н и х  пр с б о З о < . f н а ч а л о )

£ 9 П р и т о ч н а я  С и с т е м а  Л У .  С х е м а

в н е ш н и х  п р о В ю Э а л г  ( о  ГСО н  Ч а н и  € )

3 0 П л а н ы  р а с  л  а л о  эче е м  и  я

ок о  ч ч а  Н и  €

об>оз на чение Н о и м е н  а х а н и е Примечание

Группа Р. С&орни к SS При^орь, Зля измерения и/ р е~ .

Гла В̂ омтаэЬа&тома/пи ка £y/iu ра^ани я З а м е н и  я ; раз
Г*)антаэк.нЬ1е чертежи режем и я и р а с х о д а ,  у с т а -

н о ^ к а  н а  /те х н о л о ги и е с ^ оМ

о ^ о р и Э о ^ а н и и  и тру&апр** ~---- -----С.-У----- -------- -- -------------- -------------- ---------
^ о ^ а х ,

Группа &. С&арми к 73 Лри^орь/ ЭлЯ измерения <и р е -
Г\гы£>н о нтажа^томнтика купирования уровня. Н е т  а -
Момтаос/ча/е чертежи н о ^ х а  н а  резе р вуа ра х.

Прилагаемое Зо/с уменлпь/
Т Л  -  рн З а З а  н и € з а ^ о й у -  изго/то^и/яе-

ЛЮ / л а ^ м о н т а ж а ^ / т т о м а т и ^ ___
Т П  -ЭЛ Замани е за&оЭу- u l io m o ^ a m f -

ЛМЭ НКУ,
Т Л  -/3 со Спецификами я о^орчЗо^аниЯ
т л  - р  6 н

------------ i---------------- ------------1------------- - р
б е Э о м о с т ь  п о т р е б н о с т и  Ь
Н а л о г  р и а л  а» х

о § о з н а ч е н и е Н а и м е н о 4 а н ч € Примечание

С с ь / / ] с ч н ь / е  9 о к у м е н г п ы

Г р у п п а  5. С п а р н и к  35" У ъ л с >1 и  Э е / п а л и  (Э л я  о б б й з . ^ н

/л<а5монлпао/са^7ьмоггика и  у с т а н о в и  Э и р м а н о м е т -

М о н т а ж н ы е  ч е р т е ж и р>ой> и  м а н о л л г т р а б  н а

п о л у  и л и  с и т е  н  г

Г р у п п а  5. С & о р н и к А 9 Л " о н с т р у х и , и и  З л я  у с т а н о в к и

1ла£>г«онтао1саё>ТЪНатика n p u S o p o ^ »  н а  О л о в ч е  и  п о л у

М о н т а ж н ы е  ч е р т е а с ч

Г р у п п а  7. С б о р н и к  5 У Л р и б о р ъ /  Э л я  и з м е р е н и я  и  р е г у -

fTiа^монТзОс«автомати с о П и р о м а н и я  т е м п е р а т у р ь /

Монталсньре че/алпвэси У с т а н о в к а  н а  т е х  н а л о г и  и  вс-

с и  х У п р у б о л р о ^ о З а х  и  о б о р у -

Э о £  а / н и  и/.

Г р у п п а  2. С к о р ч и  с  З Р П р и б о р ы  Э л я  и з м е р е н и я  и  р е -
!л в  £>м о н /p  ао/с afarno н «тиса к у п и р о в а н и я  Э а ^ л е н и Я ; р а з -
/Монтажные ч е р т е ж и р е о / с е н и Я  и  у р о в н я  / Э и р м а -

Н а н е / т р ь / и  / М а н о м е т р б /  )
—--------------- 1_--- —--------------------------------- -------------/----------
О д и н о ч н а я  у  с  т а  н о ^ к  а  на/

п о п у  и л и  с т е н е .

2И77-0Ч 12
К а п и р ъ Ь о л  А5»но&алв нко ф о р м а т  A S



/2

Общие у/саз а  и  up.
8 данном проекте предусмотрено, автоматизация тех

нологических процессов очистных сооружении для сточных вод от 
мойки авто мод илей и санит арно - т ехническцх уст р о ист в.

Описание работы приточной системы д а н о  н о  
л и ст е  ( JL5)

В т епловом у з л е  пр еду  с  мат рива ет ся местный конт
роль технологических парам ет ров: т емперат уры  и давле
ния н а  прямом и  о б ра т но м  т р уб о л р о ё о д а х ..

А вт о м ат изац и я  т е хн о л о ги че ски х  агрегат ов ёь/пол- 
н е н а  в  след у  нотем объеме:
1. Ручное и авт омат ическое, £ заёисцмости от уроёнец  

£ приемном резерЁуаре (3-1), п ром е ж ут очно й  емкости 
(В-5) и резерёуаре чист ой ёоды (8-9), упраёленче насо
сами Р -3 ц Р- 7 и элект ром агнит ны м  вентилем У/, 

г. Местное и дист анционное уп ра£ ле ни е  г а з о В у ё к а м и  
Рш<5 ц насосам и P - iS . О т клю чение  н а с о с о ё Р - /В  при 
н и ж н е м  а £ а р и й н о м  у р о ё н е  8  р е з е р ё у а р е  В-9.

3. Автомат и Чески ц вёод р е зе р в н ы х  аерееат оё при ёыхо
де из стран рабочих и при верхних аварийных уровнях 
£ резервуарах В -1 Ч 8- б

4 Ручное и а£т ам ат ическое управление технологичес
ким  насосом Р-10. Включение и отключение насоса сбло
кировано с работой устаноёки для мойки автомобилей - 
Предусмотрено от ключение насоса при н и ж н е м  аёа - 
риином ур о ён е  ё  р е з е р ё у а р е  6-9.

S. Контроль технологических параметроё: даёления и р а з 
р е ж е н и я  н а  нап орн ы х и всасывающих линиях насосоё 
и еа зодуёо к и  н а  п о д а ю щ и х  и  от водящ их т р уб о -  
проёодах безнапорных гидроциклоноё (8-5) и кёарцеёых 
срильт роё (д '8 /; уровней 8 резерёуарах В-1, в-Б и 8-3- 

s. йёетсёая сигнализация  Нормальной работы технологи
ческих агрега то ё, уровней ёрезерёуарах и зёукоёая сигна
л и за ц и я  аётоматического в  вода резерёных агрегато£. 

7 Вся а п п а р а т у р а  дист анционного упраёления техно
логическим и агрегат ам и и сёет озёукоёая сигнализа
ция вынесены н а  щит Аё, у с т а н о в л е н н ы й  ё  поме
щ ении оп ер ат о рской . А п парат ура  упраёления при 
т очной сист емой р а з м е щ е н а  н а  щ ит е автома
т изации  Afi,, уст  аноёленно/п ё  помещ ении .ёенткамеры

Указания п о  п р и в я з к е  п р о е к т а  
Наст оящ ий проект выполнен для двух случаев ком п

л ект а ц и и  м оечны х у с т а н о в о к :  
и) Технологический нсгсос Р-Ю  ёходит ё  ком плект  

у с т а н о ё к и  для м о й ки  авт ом обилей.
5) Т ехнологический  н а с о с  Р -Ю  ра бо т ает  с уст анобкой  

для м ойки  автомобилей; К о т ор ая  Не комп л  ект у ет - 
_ с о н а с о с н ы м  агрегат ом , поэт ому д а н н ы й  насос

выбирается ё  технологической части настоящего проекта.
В обоих сл уча ях  н а с о с  Р-Ю уст а н а д п и в а е т с я  £  

помещ ении очист ных сооруж ении для сточных вод  
от м ойки автомобилей.

Проектом предусмат ривает ся возм ож ност ь при
менения очистных соо руж ений  для различных типов уста
новок для мойки автомобилей. Всвязи с этим схем а  
электрическая принципиальная уп р а в л е н и я  насосом  
Р-10 выполнена £  семи ва ри ант а х ё  соответствии с 
надписями, приведенными в  доковых пояснениях к  схем- 
мной части н а  л ист ах ( L 16, 17 и 18), а им енно :
I  Технологический Н асосР -10 в  комплекте с у с т а н о в к о й  

для мойки грузовых аётомобилей (модель лиг?) 
г. Технологический насос Р-Ю  £ комплекте о у с т а н о в ко й  

для мойки грузовых автомобилей ( модель М1г9) 
з. Т ехнологический  насос Р -Ю  в  комплект е с уст ановкой  

для мойки автомобилей, с х е м а  которой предусм ат 
ривает дист а нц ио нн ое  управление  н а с о с о м  

Ц» Работа технологического насоса Р-Ю  с у с т а н о в к о й  для 

м ойки  авт обусов (М одель М 1гЗ)
$. Работа технологического насоса Р-Ю с уст а новкой  Эля 

м ойки  автобусов (Модель М1г8).
£. Работа технологического насоса Р-Ю с линией авто

м ат ической  для м ой ки  легковых автомобилей ( м о 
дель мнъз).

7- Работа технологического н а соса  Р-Ю с установкой 
для мойки автомобилей, схема которой предусматри

вает авт омат ическое управление засосом. 
Нонкрет ная схема управления насосом р- ю  выбира

ется при привязке проекта в  зависимости от т и п а  
у ст а н о в ки  для майки, для кот орой прим еняю т ся  
очистные сооруж ения.

При привязке проекта необходимо выполнить 
следующ ий объем работ.

J. С хем а с р у н к ц и о н а л ь н а я , лист  (L b )  
У пр авле ни е  т ехнологическим  насосом Р-Ю на функ

ц и о н а л ь н о й  схем е вы полнено в  четырех вариантах. 
Необходимо выбрат ь в а р и а н т  в  соот вет ст вии  с 
типом у с т а н о в к и  для м ойки , а  н е и с п о л ь зу е м ы е  
ва ри ан т ы  и скл ю чи т ь .

2 С хем а э л е к т р и ч е с к а я  принцип иа льн ая  управле
н и я  насосам  Р~10, лист ы  ( А 16,17 и is )  

i  Выбро/ть конкрет ную  схему уп р а в л е н и я  насосом  
в соответствии с типом уст ановки длР м ойки, 

г. В перечне элементов заполнить ерасру „ количество." 
з. Неиспользуемые вариант ы схем и  аппарат ы  в  переч

не элемент ов исклю чит ь.

ш. Схема внеш них п р о во д о к  на со са  Р-Ю, листы (л 35. 
as и e i j

/. Выбрать конкрет ную  схему внешних проводок в  соот
ветствии с типом устаноёки для мойкц.

С. 3 перечне элементов заполнить граусу „ Моличество."
3. На бель от соединительной коробки к  аппаратному шка- 

сру или пульту управления установки для м ойки  
д ол ж е н  вь/бираться и учитываться в  проекте„ Знутри- 
площадочные кабельные сети объектав

4. Неиспользуемые вариант ы  схем внешних проводок 
исключить. При этом необходимо обрат ит ь вним ание  
на  то, что перечень элемент ов и местные приборы 
контроля технологических парамет ров распо ло ж ен ы  
на первом  листе схем внеш них проводок.
Е. Планы р а с п о л о ж е н и я J лист (1Эо).
На пла на х  ра ско л  оо+сен и я н а  от м ет ке о.ооо в  по

мещ ении ицит овой по оси3  д ан а  р а с с т а н о в к а  а п п а 
рат ов при п р и м е н е н и и  очист ных сооружений для Раз
личных установок для мойки.

Следует:
I  Выбрать необходи мы е аппарат ы и трассы в  соответст

вии с п р и м е н е н н о й  схемой внеш них проводок  
Неиспользуемые а п п а р а т ы  и трассы исключить. 

г П р о м а р к и р о в а т ь  н а р у ж н у ю  трассу, обозначенную,, А ) 
в соответствии с проект ом внут риплощ адочны х  
к а б е л ь н ы х  сет е й  объект а.-
I-----1- Заполняет ся при привязке  проект а в  соответ

ст вии с у к а з а н и я м и  по привязке  проект а. 
Условные обозначения:

AS- я щ и к  у п р а в л е н и я  силовой  
PS' -  щ ит  з а щ и щ е н н ы й  
PJL - щ и т  а в т о м а т и з а ц и и  
PH -  пост у п р а ё л е н и я  т и п а  ПКУ

Привязан

им 8. н :

ТП Ш -2 -Ч 0 Ш  Л
Г\

77/
run Пиб/порамi W Очистные coop ужен up Зла стачных £од от моиеи автомобилей с безнапорными еиоро- ц целой а ми. а- <ол /с.

стадия Лиса Лисмоъ
к, контр. Растим о Ха.r/Lw /7 р  гНач.отд, ОгУсиаё чйгурА
Гпстц.
fflsesft

Кузнецов 
Rpк а чтива

Общие д а н н ы е  
(О к о н ч а н и е )

ГИПРОЛЬТПТРАНС
г. Москва

ВеЭ.итДмитриева сбйимz—
51И7'0Ч Фо.ом а п  ЛВ
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Схемой п р е д усм а т р и в а е т ся :

4. Нестное упраВ ление электродёигателем приточного Венти
лятора со илита аЁтоматцзации ц дистанционное управление.

е. С блок u p  о В а н н о е  с электродВигателем приточного Вентилято
р а  управление рл ап с /но м  наруж ного  Воздуха и  опробование кноп
к а м и  по месту.

3. Р егулирование т е м п е р а т ур ь / приторного Воздуха пут ем  
Воздействия н а  исполнительнь/й механизм к л а п а н а  н а  т еп
лоносителе.

4. автоматическое ограничение расхода тепла при  температуре 
наружного Воздуха н и ж е  расчет ной минимальной Эля Вентиля
ц ии  к л а п а н о м  наруэ+сного Воздуха.

5. ЯВ/помат ическое подключение системы р егул и р о ван и я  при  
Включении Вентилятора.

У Защ ит а калорисрера от з а м о р а ж и В а н и я  при  радо т а но щей 
и неработающей системе и авт омат ический т рехм инут ны й  
прогреВ калорисрера перед Включением Вентилятора-

7. Я о а р и й н о е  от клю чение прит очного  Вент илят ора п р и  сраба
т ы ваний защ ит ы  от зам ораою иёания .

S. Местное и  дист анционное  упраВ ление  элект ронагре
вателем при  Включении п р и т о чн о го  Вент илят ора.

9. С игнализация норм альной работы прит очной системы.

Т П  902-3-401.86 Я

ущ Л -
При Вязан run fluBmopat Очистные сооружения Элр стоу. 

НЫх бод от мойки иётомоЗилей с Зезнапорнынц гцдроциклонямц О. - 1Dл/с

Стади яЛист листа $
Чач.отд. Огчяиоё

Р 5Н. контр.кизнеиоё
Гл.спеа. РязнеиоВ Приточная система л4

с х е м а  ф у н к ц и о н а л ь н а я
ГИПРПАДТПТРАИГ

РУК гмЙРНаятоЁа г. МоскйА
Ung.Hs. инш• Проипкит

К о пироВал ВолкоВЬи 2Н77-0Ч f6 Формат PZ
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H d u  т е  н о  Ё а  Ни  в 
п а р а  /vi е т у э  о/ 
и  м е с т о

o m S o y o a /

и м л у /i ЬСса/

Л у о Я М о « и  m p y S a n p c t  5 о З o S p a  m H b n h  т р у ^ о л Р о ^ о З

Д  о)& Л € Ни/ € 7~е-м п е р  а  т у  р а Д о £ л в  Н и  € Т - в  М  г> € у э в  л п ^  уэ еа/

C jSa i  н а ч в н и €  
M o H r n d m  ч е р т . 77CW ~ 3 1 3 8  -  Ю - г м ч - - * * ^ -  7S Т К Ч - 5 1 3 8 - 7 0 П 7 Ч Д - У * 4 -  7 5

П о з и ц и я л о  3. УУ л о з . УУ Л О З .  ^  Л О З ,  4 п о  з. УУ П О З .  УУ л ° з .  5  л о з ,  5

Нс/им е н о ^ о н и в  
п а р а  м е т р  о/ 
и м е с т о  

о л п § о  р о/ 
и м п у л ь с е /

Трубопровод m e  лл о  -  
с н а б ж е н и я  и/Cm о/ ноб-
/си /7У

"Трубопровод 
о т о л л е н и  Я

ЛуоЯмои о б р а т н ы й Луо Я мои/ о б р а т н ы й

Д у б л е н и е Темпера-тур о Д е л е н и е Тем п е р а тур а

O S o a  н о м в н и €  
монте/э»сн. ч е р т . Т/СЧ-ЗУЗЭ-70 Т М Ч - У У 4 -  75 ТКЧ-&39-70 тмч-m -is

П о з и ц и я лоз. УУ лоз. ^ л о з .  УУ поз. 8

Т П  9 0 2 ' 2 - 4 0 1 8 6  Д

х - / У

притязай гцп Ли£торе К Оуистнь(« соевуюения Зля 
«точных 6оЭ от Мои «и о) бто- 
моей лей с вчзнапоомыми 
ецЭрвцимвнеМчи Я-Ч0Л/С.

ОгвЗия /)ист /Листов
Н&Ч. о/пЭ, Огурче^

Р бН. контр К'УЗНвц 0&
Гл. сл«ц. Кузнецов ГП е л л а  g o u  у зе л,

С*®мо) <рунк ц и о н а л ь н в я ,  
С*€Ме» UJHUX Луо О &оЗо /с.Я**. «Я. Ррмвчтойв 1 П I 1 r U n o  1 U i r H H L  

г, M D L K b Rинй. *2 &«Э. ииК Я ” ~Л 1£ми mpu*bd

энгьоч 17 Копира Ь&п К©н.о&йл« Mie® формат Р ?
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И.контр, кузнецоо 

казней сё
Ярно-э "'С
JL*u-z_eh

Гл.спец
РУк-гр
Вед.ин~

ТП 002-2-401.86

Очистные сооружения стоя-, 
нык Sod от моирц а&тамобилви, 
с безнапорными виароцихло- 
Нами S - Ю л / с _______________

Стадия

Насосы Р-3. Схема злептри- 
чеспая п р и н ц и п и а л ь н а я  
управления. [О кончание]

Лист

В
Л ист о ё

ГИПРОАВТОТРАНС- 
г. М о с к в а

$1147-04 19 Ф орм ат  Д6
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К н о п к а  КБОНУЗ; исп.З.

SBG Черный и П уск" /

S3 7 красны й „ Стоп " /
H ta А рмат ура ясЩ огэуг; ~ г г о в {

Я иц ик  Л83

qM Зь/клнзчатель авт ом ат ический

/
По документацис. 
м арки  ЭМ

KM if Пускат ель м а г н и т н ы й
KKli р е л е  т е п л о ё о е

rU  k П редо у р а н  и  т ел  6

А п п а р а т у р а  п о  /м ест у

? bs, Пост  у п р а ё л е н и я < я н з
HLS п к у  - /з. 13. зз/- зч уе; ^  геоз

ТП 902-2-Ч0Ш л

При Вязан

и н ё ы ?

Очистные соорушения Впя cmov- 
Нь/х 8од, от мойкц о ьтомоаи - 
лей с безнапорными гидроцислО- 
нами 0,-10 л / с ______________

Стадия Лист

р га
Листе с

П р и т о ч н а я  с и с т е м а  П1 Г И П Р О А В Т О Т Р А Н С  
схема электрическая принципу- г Москва 
а льна я управления (ОкончаниеJ

2<т-оч 3/ форм с  гг 3 3
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Регулятор гпе м- 
п е р о т у р Ы  0 0 3 - 
З ухо  п е р е  a  
кале>риф> е р о м

Регулятор тем 
пер&туры oS- 
p d m н оЪ о  теп
л о н о с и т е л я

М е с т н а я  и  

Эистом^иопноя 
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I
3

X
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?
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\
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9
V
9
6
3

9
* )

Р е г у л я т о р  т е м  - 
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ё
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Регул Я т о  о Ы т е м п е р а т у р ы

' Ы

б К З

Т У Д Э  - У

? ? ? * >  
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Т е м п е р а т у р а  н а -  
р ч к н н о ъ о  ъ о з д у х а
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S A H
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1
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I  е 
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О
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4 8

- y s ° ч > ± ^ 5  6
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I У £ X X
В 3 4 * У .

■Н€ и сп о л ь зу ем ся
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o&oiHd-
чени  е

Н а и м е  Н с Ж а н и е Кол. П р и м е ч а н и е

и ц и т  аЖ т  о м а т  иьации 4 35 3

SF-f В ь к л ю ч а т е л Ь  а в т о м а т и ч е с к и й А

А&3>М Т н = /А  ; 1  cmr.-У ̂  J.H
S A H П е р е к л ю ч а т е л ь  у н и в е р с а л ь н ы й А

< 4 П б 3 1 г -с 2 9 } ~  ггое>

S A 5 П е р е к л ю ч а т е л ь  у н и Ь е р с а л ь н ы и А

b n S 3 H - A 2 3 )  ^2206
S B  8 К нопка  КБОНУЗ) исп. 2; к р а с н ы й  ; Т/н У

К б ; /°еле промежуточное Р Л У -2-36220У36; 2
К8 ~ £203; 2 .̂ -̂ 2/э
К 1 Р е л е  п р о м е ж у т о ч н о е  Р Л у -2 -3 6 2 О 0 У З Б ; У

~  га° & ; г-у

S K A С т у п е н ч а т ы й  и м п у л ь с н ы й  п р е р ы 4
Ж а т ел ь  С .и п -0 4 ) п, 2 2 0 Ь

Ы Р е г у л я т о р  т е м п е р а т у р ы  э л е к т р и ч е с - -У ЛОЗ. У Датчик

<ulj т р е х п о З и у и о н н ы и  РТтЪ;Гр. Ю О П } Т и п а  7 с/7 - 0 8 7 9  ~

0 ° Т  Ь 0 ьС )  ^ 2 2 0 Ь -  оУ
H L  2> А р м а т у р а  /ЯС4402/У2; ^ 220А У

А п п а р а т у р а  п о  м е с т у

H L 6 П о ст  упраЖ пениЯ ПКУ - /S /2. 33У - 5’<4У2 У /J/V3

Ь К А ) Р е г у л я т о р  т е м п е р а т у р ы  Эилотомет- 2
Ь К Ъ р и ч е с к и и  э л е к т р и ч е с к и й  7"УДЭ-*/ /

-5 0 ° 4- 40°С ; -  S20&
Ь к г Р е Ь у л Я т о р  т е м п е р а т у р ы  Эи/idmo- У
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O °  +  a S 0 ° c ;  лх 2206
я г U  с пол  ми т е л ь н ы й  м е х а  н и Ъ М У Л о Эоку/yeHmd-

М Э 0 -  о, S3 ; п, 220 6 ции м а р к и  0 &

Схема у п р а ж н е н и я  п р и  т о ч н о й  системой л ист о/ ^9, 2 0 .

При&ЯЬан

ин-в. v£

------—  -

г и л Пи&гпора/К' S X /
Ноу, рт>Э, 

Н. контр.

О гури, о &
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:_____

, слвц . 1Су^нечв^

'Р у р  г£ - А р н ау т о в е
и н Ж с. Л оим кинв

ТП 903-2-401.86 А

swoftenuP Эля c7©y 
ninu автомовиЛви 

I'fiepHbi ми г«и а^рочи.кло

Ст<*Эия /1ияпп [ Л и е т о З

с- 5«г>м---------------
Нс(ми Q, д> -/О Л /с ,

П/оиточна^ си стем а  Я7У. 
Сквма электрическая лрзин-эле
ц и п и а л ь н а

ктвичес^аЯ л 
ля р е гул и р о Ь с/НнЯ

2 У

г и п р а я ы а т р я н с
п м о с к ь г ч
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Н а и м в я о  ё>а- 
н и  «  л а ^  w  -  
м е т р а  и  

м е с т о  
a m S o p a t  

u M n y / lb c o f

Р  £><stpu и  -
Ней я

с и г н а л а -  
3  cj Я

Э л  е < т | э о м в г н и т н ы и  в е н т и л ь  З л Я  п в Э п и т ^ и  уОеэСу»- 
ч и с т о й /  ^ о Э ь |  3 - 9  т е х н и ч е с г а и  ^ о 5 а и

г Д о е н и  s П р о д е н ь

Н « /  л  о  р н ь / е  
m p i y S o n p o o o d b i

Р е ъ ъ р Ь у а р  ^ ч и с т о й  £ о 9 ь /

&  Ф Н  т и / Л к ь П о с т
^г\ра£>/\  е н и  Я

Н а с о с ь /  P - ' f G
C y i  5 н а  л ь ч ы и  

S/ Л О К
Э о / т ч и / с и

у у в о Ь н Я
3 & о н о < Н = э с о с  У H o i  С О С  <?

0 § o i H d 4 € H u e  
черт. установки — П о  Э а / с ^ м е н т с з ц и и  Мсхуэхси 0 & —

Т К Ч -  3 Y 3 9 -  7 0  
т м ч -  Ю 1 -  У З

Т М Ч -  УЗ 2 -  7  А» —

П о з и ц и я НМ Y i AN1 Р Э  ( n a 3 . 9 j Р  S 0 (  поз. 9J Р У  ( л о э .  V 5 J З У  / 8  2 /  А З

Л о З  .
о 5  о ! н а -  
Ч € Н и «

Н а и м е н о £ а н и е К о л . л ^ н ^ е н а н и ,  е

К а р с з & к и  С о е Э и н и Л 1 е л ь н 6 / е

К С  - 2 0 У

к с к -  з г У

K a S e / i и  к о н  т р о п о н ы е  С. а л н о м и н и е -

& ь / м и  э + с и н а  м  и  & е  ъ з а щ и т н о г о

п о  к р о &а/

А К Ь Ы  ^ / 2 . 5 7 5 /м

А К & Ъ Г  5 * 2 . S 2 0 М

АК&&Г  7  > 2 . 5 5 М

Р К А & Г  У О х  2 . 5 3 5 М

АКЬЪГ  У А х  £ . 5 5 0 М

А К Ь & Г  У 9  * 2. S 7 5 М

Й К Ь Ь Г  2 7 *  2 . S 3 0 М

~ г р у £ а  /лее<о1Я н е о ц и н / с о ^ а н н а Я

с  л о / 1 н о с т ь л о  е л л л о и ^ е н н ь / м  г .у о а -

т о т *

м - н - 2 5 *  2.<Р У5* м

Н ' Н - Р О  х  3 . 0 У 0 м

T p y S  о  § € с ш о ^ н а й

У А х  2  * У 0 9 0 м

,

Л о З и ц и Я лоз. /2 лоз. У2
Обозначение 
vepr. устано&ки ТКЧ - ЗУЗ^-70

HaWM е НО &el-
ние Пс̂ га - 
мет ̂ йа и 
место от - 
Sop«J им- 
лул ье а»

Н^сосУ Hole о с 2

Насосы P-'fG

ЬсОСЬ ! £>eil-OLU,uU Tpy&onpoloo^

р а-г> уо е от ени€

ркьъг-Цгп* s . s )

£
П
и
Qj

е -  з о  м

ТП 902-2-Ш86 Д

П р и  5 л з а н
r u n Пи&торак ^ 7 .  у О ч и с т н ы е  & аовус>«ениЯ  З л я  

c rn o W H b i*  ( £ о Э  о т  m ioiuk u  a/S* 
■ л а м о в и л е и  е  §елно1лорным<-) 
г и о р о ц и и л о н о м и  Q  - 7 0  'V c

Ст»/3ия| /1 и е т /luenno £
НОН. о/лЗ, О г ч р ц о б

р г гИ. контр. К» зн-ецоб /
Г/1. ел е ц . К у з н « ч ° £ С х е м а /  в н е ш н и х  п р о & о -  

З о к  Г  
( н а ч а л о )

ГИПРОШОТРЙНИ  
г. МОСКЬЯР у *. гр. fl^HelyfrveSd

|u « A  /Y — 1 и н ж . . Пройм ки Нс/ < 6 & $ ? -
РИ77' 04 33
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Наимено
вание  

парси мет
р а  и мес
то от бо- 

р а
импульер

Я up и /с  и  у  п  р а  ё л е  н< и  я  э л е к т р о  Э ё и е а  т  е л  я  м  и

Н а со сы  Р -7 Н а с о с ы  Р - /6 Г а з о д у ё р о и  Р - /5 Н а с о с ы  Р -3

Н а с о с  /  Н а со с  д. Н а с о с  {  Н а с о с  £ Г а з о Э у ё /с а  /  г а з о д у ё p a . d Н а с о с /  Н а с о с  2

Обозначение 
черт установки

Позиция А  8  Н Я В 9 Л В 6 Я B id

яр&з г - 1 (ю* г, SJ ЯР 38 Г- 1 (<0*3 , 5 )
е-зм

Bky-tG
зш г

I ^1 1 l III 15 lo-- 
^ Ut> <

о
LO tS. 'Чз °» ' лз1- V vital

-I" 1 >-

53
3

io ‘D
o> ч. !n» ̂  ■
Oj V '

<*> 
г *?J ru
v V

XTG
'  ю его 
T C 4-S i7 -$9

Позиция
Шзначение 
черт, установи

Наименова
ние пара

метра и
песта о т 
бора им
пульса

Я 8 1 5

НасосЗ

Насосы р-3
й щ т с  у п р а в л е н и и  

эл ектроЗёц & am ел ем

ТП Ш-2-Ч0Ш л

Очистныея сооружения для 
сточных боа от майей автомо
билей с безнапорными гидра- 
и и я л о н а м и  а ' - <0 л /с

Схема внеш ни к праёадок
(ор.о и ч а и и е )

Ропироёал Волсо<3<о~

Стадия Лист Листе £

ЗН77-0Ч Э5

ГИПРОАБТСГГРАНС 
г. Москва

ф о р м а т  яе.



Наимено
вание па
раметра 
и место 
отбора 
импульср

Обозначение 
черт, уста нооко

Технологический  насос Р-Ю, поставляемый £ комплект е уст ановки для мойки грузоёых автомобилей 
[Модель Mfe7j МоделЫЧ 189) и  уст ановки  для м о й к и  аётомодилей^ схема которой предусматриваем 

дист анционное уп р а в л е н и е  насосом .

Ручное опробование насоса 

Переключатель Пост управления

Модель М1д7 
Ш кадо  а п п а р а т н ы й

Модель К! 169 

Ш каср алпарат нь iи  _

позиция № ? 3 8

н & °

Щ Я

HI-

4j

С/£

Ш кадо  а п п а р а т н ы й  '/ЩД'/-

к Нм1 ( с 16)

£ г ~ ХТ1 хт г

_ АомаркироВатЬ

V- М -э- 0) ц> Г-- Оо3
«VI

\ фрагмент схему электрической соедине- 
\ н и й  установки [ l m i z i  оо. 00 o o o s y j

J

ХТ8 
Хек- te 

ТКЧ-517-69
HI'

nrj *0 to ч» О»

илсаср а п п а р а т н ь /и

Ш каф  а п п а р а т н ы й  

Поставить дополнительную клемму

к  Кн1 (±16)

k  K i l n s )

пг

Ломар/с ироВать

Поз
обозна
чение Н а и м е н о в а н и е Нол Примечание

Норобка соединительная
Н ек-16 /

Набели контрольные с алюминие-
Вы ми ж илам и без защитного
покроВа

дквег 4*e,s О м
ЯКввг s *e ,5 □ м

Труба л е гка я  неоцинкоВанная
с полностью сплющенным
гратом

М-Н-65*г,8 3 м

С )  (  )  {фрагмент схемы электрической соедине-
\ний установки U  мчеэ оооооооэН)

И аппаратному шкасру устаноВки для мойкц аВтомабилей\ схема 
Которой предусматривает дистанционное управление насосом

л  к в е л  1 1 4 *e ,s J  £ - s s m

*1
«с

£:
3
Ъ
$ Позиция ПОд. 10 поз. 16
* Обозначение

черт.устаноВкц т-3139-70 TKH-313S-10

1 НаименоВа- Насос Р - 10

1

нив пара- 
метра 

и место 
отбора 

импульса

Напорный

трубопровод
ВсасыВаннцци

трубопроВод
*

1 ДаВление Разрежение

К Da

Приёязан

UhSHS

ГИП 
Нау отд

гл спец,
РУК ер

ОгурцоВ
Кузнецов
Кузнецов

ТП 902-2-40186 Я

Очистные сооружения дле сточ: 
мых. Sod от но окц автомобилей 
с безнапорными гиЗроиикло- 

НШХ.__а » юл/с-------------

КопироВал ВолкобЬ,

Насос р - ю  Схема  
Внешних проВодок 

{Начало)

es

мт -оч

ГИПРОАБТОТРАНС
г. Масквл

формат ДС
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П л а н

К  аппаратному шеасруили пульт у упраё- лениЯ уст ановки Зла тойк ц ____

Принцип з а щ и т  ь/ 
злектроаппа рат оё

Паз. о б о з н а ч е н и е Н а и м г н о ё а н и е Рол
При tr [- - 
чехи и е

/ Полоса, персрорироёаннал ппзо 10

г Скоба дёухлапкоёая сд  -е е 50

3 С т о й к а  К Н 51 /0
4 сиёеллер персрорираРаннбй шпэгнб 10

9 Ли cm ее, О ГОСТ<3904- 04- * /

1. Данный чертеж планов расп олож ен ии  ёыполнен 

на основании строит ельнык и технологических 
частей проекта

г Позиции монтируемых прибора ё  о аппаратуры, а 

т а кж е  нумерации и типы кабелей  и труд 

соотёетстёунот схемам Бреш иих проёоёок  

(лист ы ее. . £9)

3. Над полкой линии• ёы носки  позиций; монтажнь/к 

м ат ериалов  и из ёела и; ё  примо угольниках ука зан ы  

номера раб елей и т ру S',

V Крепление рабелей и труб, прокладь/ёаемы х по строи

тельным конструкциям Бы полнить особами и монтаж- 

ной полосой с шагом не более 800мм

$. Р аскладку труб дли электрепроёодок ёполах ёыполнать 

до сооружения чистого пола на отметке минус юомм 
Концы труб ёыёести на 100 мм над am мет ной чистого пола

€. импульсные трубки, проложенные открыто по полу/ 

защитить шёеллером персрорироёанным.

?. Устаноёку и приёязку электрощитоё силоёоео обору - 
доёания смотри документацию марки 3tn.

S. М о н т а ж ,  п р и б о р  о ё ц  с р е д е т ё  й ё т о м а т и з а ц и и  

ё ы п о л н и т Ь  с о г л а с н о  с т р о и т е л ь н ы м  н о р м а м  и  

л р и ё и л а м  с н  и  П  ш  - 3 4 -  74-

ПриёязаУ

ЦнВ. Не.___

Т П  S 02-2-401.86 Л

Ъчистные„ сооруж ения для  
сточных, sad cm мой feu ctemoMO- 
еилей с Безнчпйряь/ми sudpo- 
Ц и /сл о на м и  Q -  to  л  /с _______

Стадия Лист л их Sc Б

Планы расположений

3 0

ГИПРОАВТОТРлН'
t.M qckba

/сапа о о бал ЗолкобЬц 21ПЬ0Ч 41
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Ведом ост ь работ * черт emeu осноёного комплекта

Лист Н аим енование Примечание

1 Общие даннЫе П л а н  н а  о т м  3  600. ф а с а д

Я -Б . С ет и  ебязи.

Ведомость ссЬ/лочнЬ/х и прилагаемЬ/х документов

Обозначение Наименование Примечание

СсЬ/лочнЬ/е документб/

бон- 600-81 инст рукция по монтажу
Минсёязи С С С Р соору/нений устрайстё сё»яэил

радиоёещания и тел её идения
П рилагаем ые документ Ь/

с с. со С пец ификация аборудоё ания

Общие указания

/, На б ел Ь ПРГЮМ 2 * /.О прокладЬ/ 6 а е т с  я  к  кабелю  
к ом п л е к с  н о  б  т е л е ф о н н о й  сет и дейст вую щ его  
п р е д п р и я т и я  € зем л е  но  глубине не менее q.6Sm

2. К р е п л е н и е  к а б е л я  к  с т е н е  о сущ е ст в л я е т ся

при помощи пласт инча m b/эс закрепой (скоб ) ,
каторЬ/е кр е п я т с я  к ст ене на  д ю б е л я х  (  ш у

р у п а х  )  или пр  иклеиёанэт ся.

М р с п л е н и я  долшнЬ/ р а сп о л а г а т ь с я  .

На гори зон  талЬнЬ/х Участ ках - через 3SO мм

на ёертикалЬнЬ/х. Участка* -  через SOO мм.

3. Прокладка и монтаж кабеля производит ся  

& соответствии с ЗсН- £ 0 0 -6 / М инсёязи  

СССР.

Типовой п р о е к т  ра зр а б о т о к 6 соат ёет ст ёии с 
дейст вую щ им и нормами и правилами и пред ус- 
матрицает мероприятия , обеспечивающие 
ёзрЬёную, бзрЫёопамарнзю и помарнт безо
пасность при дкеплзатации зданит 
Гпа&нЬ/и интенер проектов I ( /Нп.п Пиёторак /

ПРППМ  S *1,0 к каб ел ю  
ком плексной телефонной 
сети действующего авто- 
пр е эпр и ят и  я

УслоёнЬ/е обозначения и изображения

^Q ) —  Телефонный аппарат произёодстёеннои сёязи
^ с указанием: а -  номера коробки.

6~ номера занятой парЬ/.

^  Розетка телефонная.

npnjTMjZ* to телефоннЬш с указанием марки.

Типовой проект 902-2-402.86

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293819/4293819503.htm

