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Пояснительная за п и ска
I  _ Обида я  частьх

Настоящий типовой проект разработан инсти

тутом чГипротрубопроВодч б соотбетстбии с планом ти
пового проектирования, утвержденном Госстроем СССР 
на /953 год, взамен типового проекта 7-02-Qb 

Сборной вертикальный цилиндрический резервуар для 
Нефти и нефтепродуктов емкостью вООм5." ЧерпеЖи 
и сметы на оборудование разработаны примени

тельно к  стальному Вертикальному резербуару со 
щитовой кровлей с понтоном для хранения бензинов. 
Строительная часть проекта выполнена институ

том „ЦНиипроектсталЬконструкция1. В проекте 
применено оборудование, освоенное отечественной 

промышленностью.
Применение полного комплекта оборудования, преду
смотренного В проекте, не является обязательным 
и решается при привязке проекта В зависимости 

от назначения резервуара и условии эксплуатации. 
При этом необходимо руководствоваться ГОСТ 3 7 ^ 7  

В части обеспечения требуемого минимального на

бора и Взаимного расположения оборудования.

Е  Технологическая часть
Д ля производства операции по приему,хранению и 

отпуску бензина резервуар оснащается следующим 
оборудованием:
1. Приёпо -раз даточнЬт устройством.

2. ДЫхателЬнЫм устройством.

3. Вспомогательным оборудованием. 

Производительность приёмо-рагЭаточнЫх операций при
нята в оптималЬнЫх пределах Увеличение производи

тельности ВЫше принятой В проекте для данной 

емкости резервуара- неЖелателЬна, так ка к макси

мальная ckopocmb дВиЖения понтона не долЖна 

ПревЫщатЬ 75,5м/tec.
Размеры приёмо-раздаточнЫх патрубков и дЫхаптЬной 
аппаратуры определяются при привязке проекта, исхо
дя из производительности приёмо-раздаточнЫх опера

ций, указанных на чертежах.
В настоящее Время институт , Гипронесртэмаш" 

разрабатд/вает новую конструкцию управления хло
пушками приёмо-раздаточнЬ(х устройств, которая Поз
волит понтону опускаться значительно ниЖе, чем В 

данном проекте. После освоения отечественной про
мышленностью, эти устройства могут устанавли

ваться на резервуаре при его привязке.
ДЫ хателЬное устройство 

В качестве аЬттелЬного устройства для резер
вуара с понтоном принята установка на крЫше 

резервуара огневого предохранителя типа *0/7". 
Диаметр и г не В ого предохранителя определяется б  
зависимости от производительности здкачки и бЫкачки.

Вспомогательное оборудование 

Н а резервуаре устанавливается ряд люков, пред
назначенных для монтаЖа на них:приборов авто
матики, замерного люка, огневого предохранителя, 
а т акже световые люки и люки-лазЫ ,
Замерный люк Ду 750 по ГОСТ3569-$7 устанавливает
ся на перфорированной трубе и предназначен Зля руч
ного замера уровня продукта 6 резервуаре. Дюк-лаз 

6 первом поясе предназначен для проникновения 

Внутрь резервуара под понтон, а  люк-лаз 6 
третьем поясе — для проникновения на понтон .

3

J1L Аппаратура автоматизации контроляу 

Предусмотренная аппаратура обеспечивает:
/. Местный контроль уровня в резервуаре.

2. Дистанционное измерение уровня .
3. Сигнализацию 8 пункт управления максимального и 
минимального рабочих уровней, а также максималь

ного аварийного уровня в резервуаре.
й. Отбор средних проб бензина из резервуара при помощи 

сниженного пробоотборника.
5. Дистанционное измерение средней температуры 

бензина В резервуаре.
Все приборы автоматики и контроля, предусмотренные 
В проекте, серийно выпускаются отечественной промыш
ленностью за исключением прибора измерения средней 

температуры бензина, который 6 настоящее время раз
рабатывается институтом В ни им не Фтвгаз, 
ЧертеЖи установки приборов и крепления их к резер

вуару даны на листах Л -Л  7 Л -3 .
Условия привязки 

При привязке проекта необходимо:
1. Уточнить объём оснащения резервуара аппаратурой 
контроля и автоматики S соответствии с требованиями 

автоматизации объекта.
2. Уточнить принципиальную схему контроля и автоматизации, 
а также спецификацию на приборы в соответствии с при
нятым по реальному проекту объёмом автоматизации. 
Д Определить настройку срабатывания сигнализатора пре

дельного уровняf исходя изуаювия недопущения перелива 

бензина из резервуара за Время закрытия секущих 

задвиЖек при максимальной подаче .

СССР
гипратрибопрпйодг.Мискзд

Оборудование резервуара 
с понтоном для бензина
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DL М олниезащ ит а и  защ ит а om__ 

ст ат ического электричества^

В coomSemcmSuu с „Временными у казан ил ми по 

проектированию и устройству мол ниезащитд/ 

здании и сооружении* СН-305-65, молниезащита 

резервуара Выполнена одним телескопическим 

молниеотводам высотой 5 м .
Молниеотвод, изготовленной} из сталЬнЬЯ труд, 

установлен на крЫше резервуара на расстоя
нии 0.5м от центра. Данные расчета мол- 

ниезащитЫ приВьденЫ В таблице н а  

лист е ЭО- i .
Расчет контура заземления для мс\чиеот8ода 

произведен для грунта с уделЬнЫл сопротивле

нием J 0 ~  Г 10^ он/сн /. суглинок у,

Конт ур заземления для молниеопвода принят из 

3 в npymkoBkix заземлителеи /ст аА круглая ф 12мн, 

б -5 н /  соединенных между собой стальной поло

сой сечением ^0 * 4 мм, Токоотбадом являет ся 

ст енка резервуара , соединенная с  ко н т у

ром заземления полосовой стелою сечением вОхвмн. 

ПрутковЫе зцземлители Ввинчиваются В грунт  

на  глубину 5 ,8 м .

Соединительная полоса прокладывается в земле 

на глубине 0.8 м от поверхности.
Величина импульсного сопротивления растеканию 

т ока должна 5ЫтЬ не болсг /0 ом. При при
вязке проекта контур Зазьм/ения молниеот
вода долЖен ВЫ mb пересчитан для соответ

ствующего грунта.

Контур заземления принят сбций как от прямых 

ударов молнии так и от статического электричества ,

Л  ля  защиты от статического электричества 

понтон соединен о корпусом резервуара В двух 

точках по периметру резервуара гибким шлан

говым кабелем марки КРПТ сечением ЗхЮ кв.нн.

2  ПрсгпиВопоЖапнЫв м ероприят ия

1. Тушение поЖараВ в резервуаре емкостью 200н* 

производится ЬЫсокократной воздушно -механической 

пеной, в соответствии с утвержденными указа

ниями и рекомендациями Г  У п о  м о о п  СССР, 
Согласно этим указаниям  подача раствора пено

образователя предусматривается переносными 

пвногенераторамц ГВП-бйО  t при помощи пемо- 

подъемников типа Трофимова.
2. Д ля  получения вЬ/сокократнои пенЫ при помо

щи пеногенераторов ГВ П -800 используется 

водный раствор пенообразователя ПО-1.

3. интенсивность подачи S/> раствора прини

мается 0,08 л /м 1 се к.

4. Расчетное время тушения поЖ ара- 10мин.

Запас пенообразователя ПО-1 на объекте 

предусматривается 5  с крат ны й,
5. Кроме средств поЖ аротушения необходимо 

предусмотреть возможность от качки бензина 

из горящего резервуара в  свободную  емкость 
насосами т ехнологической насосной проект и

руемого объект а.

Расчет  средств тушения для  сталЬнЬ'х

емкост ью  200м '
ЫН*
п/п. Наименование | & 

о*]
L

3 количество

1 ПаранетрЬ/ резервуара:
а) емкость M> 200
5) диаметр М 6,63
8) высота н 5.92
г) плоицадб- зеркала'’ i[ зч,у
д) длина окружности .V “го. в

л Расход 6'/* раствора пенообразователя ПОЧ AfCtk 2,so
Количество пеногенераторов ГВП-600 lum /

ш Расход 8одЫ:
а) на приготовление раствора пенообразователя Л/сек 5
6) на охлаждение горящего резервуара л/сек ЮЛ

Е Количество Пенообразователя ПОЧ на едно об 
щение продолжительностью 10 мин. тонн 0.22

7 Запас пенообразователя ПОЧ на 30 мин. пени O.SS
ш Переносные подъемники система Трофимова и>г. /

Условия привязки̂

1. При проектировании складов для хранения бензина 

и нефти резервуары могут размещ ат ься отдельно 

стоящими или группам и .
2. Генплан резервуарного парка, схемы противопожар

ного водоснабжения и производственной канализации 

проектируются В соответствии с СНйП щ Складские 

предприятия и хозяйства для хранения легковоспла
меняющ ихся и горючих Жидкостей Г
3 Количество и тип поЖарнЫХ машин определяются по 

согласованию с местными органами Государственною 
пожарного надзора .
4. Капитальные затраты на противопсЖарьхг мероприятия 
по резервуарам долЖнЫ предусматриваться 3 генеральной 
смете объекта, н а  котором распологается соответст
вую щ ий резервуарнЫи п а р к .

СССР
ГИПРОТРУБОПРОБОД г Моей а л
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емкость  ̂2О0,4s
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Я П  -/ S o

cm и/т / —
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см. ус/'Н'ёс.У 
с* я часто с л  

РлкбомТ

2 Огнебси п/ебохраниг7тел( ЯЯ-/яо (У/7С'4ш т / —
v~—

/осп? М 'С

/
Я Ригм  о  -  р а з о а то ч н а /о  
п а т р и б о н  Я Р П '/SO cm ш т — — Лис/т? Af~ 4

/ /
njn Иа имЪнобанис баг.

ев.
ой*?. бел.

ей сСщ. Примечая.бес С  к г
Спецификация оборубобония резербуана при
п р с и з Я о б и т г л ь н о е т и  зо / 'с /й хй - оь/нс/чни /ЯОгРу/ос

П р и м р ц д и и д
1. ЯтРбителйная часть pezepfyaPQ (Дыбом Z/быпоинет/а .

институтом С/Шипроентстеглсхонструкция.

2, Расположение обоРУдобания на резерва ре приг/ято
/ТО Г б Г Г  Э7#ь~#7 и  6£$&77f&0£JJ//ftf НОРЛ/а/Г/ибНЫМ дОХУНРлУТТЯА/. 

д, Резербоар о понтоном оборудуется но пенсе чем

ции настоящего чертежа.
Обору бодание, измеряющееся ору различных

диаметрах /7Р/7, учтено б  отдельных тел/' 
Фихациях настоящего. уеетехса.

доУМЯ люками-лазами б  сербом поясе, которые могут 
располагаться б  любом положении по отрскиени/о 

к оси лестницы с соблюдением услобия с/х диамет

рально противоположного Размещения,
£ Оборудование егзербУара, остающееся постоянным про 

Раллийных диаметрах приемо- раздаточных патеубхоб 

_ (ы  таблицу быбсра ЛРЯ), учтено б  общей специфика-

6

20 ПраслабачныЯ ла/периал 3-3 тк-КЦПГ7m * 1 2.0 2 .0 гсс7 7г/-зб

13 UJaOOa 16 Cm шт 8 о,оя О.с/РsecTf/w-si

18 U/аОба 20 Cm шт 8 0/23 О.ИЬ

0.272

ГОСТ//37/-S3

ГОС Г59/5‘63i7 2айка м16 cm шт 8 е.ом

18 Гайка /л 20 cm шт 8 O.OSS0.52 (ОСТ59/S'6p

/5 Болт м 16*60 Cm шп? 8 0.(25 Ю гост 7723-ег

И болт м 20*80 cm шт 8 0.23/ ОД/ roc: 7728-53
13 ЯотРуЛох Ял а установки

суж -1
cm илп 1 ~ — \ЛЬ 'UrrUSCCb

/2 ЯатРУбок 0л Я устс/нобки 
замерного люка cm шт 1 - — епкхтс.х*д

I чести
1/ Люх-лаЭ 4jSGQ б третий/mr.ee cn шт 1 - — Г /traceто 

J /льде* Г(О Люк-лаз 4? ЗОЯ 4 перЗсм пай се cn шп 2 -

S Люк с&тобос/ 4* 6ЯО cm цт 2
XfOS) ‘киНС кии УЗ НО*.-)#*-- W1Y JS'tOTgfCK

Учтено8 Пгс£стбопл/х сни::аи/зд Я£Рт7 - сип 1 — —
7 Сигнал из ото/ УгО&ЯЗ» СУЖ“1 * — шт 1 - -

I
' проектам i

6 Прибор для закс/а угс/не, 94У-5 * - шт 1 - -
I

Ja/mCY,7/7i.*cJ 

/гстсСскЗа trtamp4u*0MCt ,
__ _ I

5 Яи*рсн//уи кран 0СХ'6О* СП7 
УУГ. шт / М о

4 / ю н  залгеруии Ц у /50 *
cm
•ЛГ. шп У 142 13.2 J ‘3.Ke‘vY-7fi\x3

н
а/п Па именобани? Mop.

ед.
ьбц. Лак

ед. сбц.
Прилтсуслу/бес 8 кс

Общая спецификация оборедобаниЯ Резсябуара

I

CCC P
rHnPDTPaEDnPDBDttг Mock nn

Оборудование резербуара 
с понтоном для бензина.

ТипоСои лреек/н
704--/-5 2

Общие/ биб оборудоба-
__ '

Стальной pejeeS/ep 0лу 
h-e&ru и нефтепродуктов 
ел/коеп?&ю 2Сям3

Альбам LZ__
ни Я резербнари. 

<2/2:?ЦО/риНация луспт Л1~2 j
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1
■с,

П ри м еч а н и я :
L  У ст а  маСка п р и о -р а А ^ а т о н н о с о  лаглру& еа  &г»логг- 

НЗНа н а  сын о @cff-rc/u cjrtjpyrouyL/cc Г О С Т о в /

Гест гсйг S74S-G7; rscr saso^7%
&  £я/?аснсн5 н а н а т  npcriyCHcrc/r. 7 cpt V .p c s  т р з у б у  

руиноеа serMopet уровня ч крест е# tc c*5ovô /rc 
JTAOACCr н а  HpG/LUO p O S Q p C yc p O .T p yS y его. € c rp  W CTt/ Л р . 

<&. СТвар/су лр о и & в с р и тЪ  ъ ло к гп р п р а м и  Э~4&3?

ПО Г О С Т  $ 4 6 7 -0 0 .

О билий вес 75,7  нг

ю LUc/uaa /3 cm от 4 9.G//

п

ГОСТ //37/-S3
9 fa и на /У/ /3 Cm илт4 W 4ь:?РОСТ 33/5-35
в £ол/т> М /3 *&5 cm Ш/7> 4 ?,(/7 ГОСТ 7733-ев *
7 ЛрохлауочнЬн!/ fttctmcpucw/ *Y*/ап Af* а/з - - гее Г SMS'?
6

Канат G-fBO-S-CC 3* i’9/* 
о̂ инсоЗаннь/tI/ cm от / Р.753.75ГОСТ Secs ~SQ

9 Канат G-ZBO-jT-CC 6е9 н с% инноСаннЫй Cm от / 2.S5z/rsrccr sees-36
4 Управление сслопуюнси - от / S3 Cbpf/roSzeuC, ntpme,uaj'
S /Т&ре/усннес уст с extern Со - от / 3,3/ез/ ’brrsScтьгу '#t i?rry CO.’i.riv'C - /* YXQHJHCtuts S‘9
г JCnoHL/Lu/ca CC~soo Ъ* от / // //

СЬ/xrm cS/r-jC fy\ Mp^/'Co'
/ Т/ризмэ •рсруатоЧрагР/ г.атрt/Ссн /7РЛ - COQ Cm от / е/s crjtГОСТ 3350-47
з/2
*/о ТТаил/сноСанао Aar.&**£СА. еэ. с S3/ ГритсчанигSac Саг:

С 'п е ц и с р и /е с г  c /u f>

СССР
гипрртрубопроьод

Г. AfoexCa
Сггкзз-гЫ^и pCJCofycrp 
<?А& несбгпк/1.- rtfq&'Tr'enpo-

. «ЛТо . jn

СЗсррробЬ/ос рСо'ервуира 
а лопггклчоъ р л я

У сапс/ноОах/
•pnspa's~>OYsro*?o лст-но^Зка,

п .. ✓  v% *-✓ .-»

/LnoJbJ r'CC'rcr.-n 
? о 4 -/-с Т ?

-----------—  “1
P l’TOC'̂ f J.{.
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v-'r*1
• ч
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-7,.'о
.4 i t I
:7Г1

г
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У 5Е Л .Я '
M1--5 примечания:

Ус тоноВка приема-роздаточноио патрубка.

Выполнена на Основании ело дующих ГООТЪВ:
№ Т 3 ? 6 7 }  /0СГд7*(5-67; ГОСТ 3G30-Ъ7..

З а п а с н о й  к а н а т  п р о п у с к а е т с я  черяз т р у б у  

р у чн о г о  з а м е р а  у р о В н я  и  к р е п и т с я  к  о$ ечайхе 

х ж а  н а  кро. ш о  резер& усра* Т р у б у  <лг. Scyp. уссп/лр. 

С& арку п р ои^ од и т ь  з ш т р о д а т и  Э - ^ А  

ПО ГОСТ M67-GO.

Общий Вес ~ 93,2кг.
1

ю
I-------------------

Шайба 18 cm шт. 8 № 0.Ш ГОСТ 11УП-И !

3 Гайка MiG cm шт 8 mi охи ГОСТ 5315-61: j
8 Боагт, tA'S* 60 cm шт 8 0,05 1.00 ‘ ГОСТИ9$ -62'*

7 Прохладачный мат ериал пар-нот мг 0,21 — — ГСО Ш’ 56

6 Канат 6- /20 - J-сс в* 15 мОцинкованный. .... . Cm шт 1 2.75. 275 гсоглсбз- ос ;

.5* Канат 6- 120-Я- С С £- 5м
оишкооонный Cm шт / p5S °£i KVJC63-GSJ

* Управление хлопушкой — шт / 38 3S
С.1?аг*ы<*1;й Уд .ХгръС.чии;"

fttk3vvC XL.:*} 
>чта-3 Перепускное устройство — шт / *М 8X1

г Хлопушка XfSO *>*у/ шт Ч 21 21 СЬрстэЗскиа
j-4_f

1
Прием о-раздаточный 
паточбоп ПРП-fSQ Cm Шт i 21.Ц 2f.S1 rOCT3SSO‘b,;

У. Наименование г/л, ед Ход. eb. C$if qwuevifHLi?'п!п\ UJM. Зес 6 кг.
С п ец и ф и кац и я

СССР
ГИПРШРУБПЛРШЗОД

г. Москве*.
Стольник P&tepoyt 
для riP(piru.< t*ы’КртУ 
dutfn.'A /vr»N.rt ^A’i.

О б п у д о В а н и з  р е з е р б и о р а .  
г п о л т о н о м  д л я  б е н з и н а

Установка* приема-разда
точною патрубка .Д? :XjJ

V-ns, /7“

ТигхбоО .-WCA/nJ 
jg j. /, .->0

■- A e *w . 'Г- 1



Mbs Деталь nay. 2
MW

Д е т а л ь  поз. 3
ни5 ~

примечания:
i  Конструкцию монпиз/кного патрубка 

для установки огневого предохра
нителя 0/7-100 см. в строительной 

части проекта.
Z. С в а р к у  п р о и зво д и т ь э л е к т р о д а м и  

Э-^вЙпо ГОСТ 9йб7-60.

О б щ и й  в е с  2 1 /5  кг.

8 ПрокладочнЬш материал Сар:-
tan H* 03 -

i

~  ' Г О С Т №.-55

7 Ш айба 16 cm Ш Я a 0.G110.0&г о с т  ш л -ss
6 Гайка М16 Cm tun 8. oprt о.гтг ГСС733155' .

5 Болт N16x65 cm Ш Л A о т Г О С Т 779333*

А болт  М16*55 cm Ш П J_ 0,1170J36б С С Т У Ж З Г
3 Папка 60*130 б'гбмм cm Ш. 77 й 0.J7 № бОСТ5621-57»

2 Зонт б* 1.6 ни cm U/t71 / _ 3,9 59 б О С Г З б в О З У

/ Огневой предохранитель опчео - ШГ.1 / 15 16
' ApxaS&otzS’ 
rau.o.jaf.3

Hi
п/п. Наименование Ham3d. км 63. c5~i Прингчаниг. •U3N. Sec 3 л ? .

Спецификация

СССР
ГИПИТРУБОПРОБОД 
______ г.Москбл________
Стальной резервуар для 
неерти и нефтепродуктов

Оборудование резервуара Ц с -у  
с понтонах для бензина 7 0 3

Установка огневого j jy - г 
предохранителя



м. /;5

•os

Д(ипсгМ /пол. 2 /  
А?. Т /Ь

Примечания^
7. IfoHcmp ’̂ifqurQ монтазрноса

ncpnpy&trcf длр уст цноВни  

osh&Soso ор еаоцр (рнитсля 
Q17-/50 саг. §  CmpouA'iQдЬной

Ч&СП7СГ просггт С/.
2, C B c/piry производит ь элвгг-

/продоА/и Э  ~ ГОСТ94Б7- во.

Одсиии В ес 38. 9 <т

8 Пр отладочный материал j:u7 as _ _ ГОСТ P3 7-53
7 Шodder 76 Cm, lum. /г m о/згГ О С Т77377m5B
6 Гсгйгга Af 76 Dn. LU7K /2 Э.О.Ч0/,сьГЭСТ 59/5-65

5 Болт N76 г 35 On ium. * 0.13iйщгост та-в?\

Болт А/76 *60 On um a 172S7.00ГОСТ 1798-6 i

3 Jlcmra 6 Ot730 S -6 лиf- Cm идп k 037 ГОСТ-5667-57

2 Зонт <5=7,6 /V/V* On. Ujm 7 4Л ks ГССТЗбВО-si

/ ОглэВои предохранитель 00-& ~ (U.n 7 372 372/jpmcroopc/fuo
Aiouwxo&SoS

Л
о/п. Моиме//о£сгнив for. Гол. sd jja ПрУМ&чи*и£doc 6*,-

С  п е ц и е р и / г а ц и я

<

СССР
гипрртрубапяш

ОГсрусЬвсШг psjzp i^vp* 
с портачом Зе̂ зиист

Г. Wocit&a.
Стальной розерЖ,-сгр 

^nfnoS ищсслуьъ £00 h7
yc/njuoSxv
рзделраж--:

оенеВз??-' 
с p i <7/7* /50

Типе ОС О '"’ОС"."7’
70ч ДО

fc iJ c ' '?





J l i i i M a i iZ

/. Размещение м к с г  для уко$чтСЛ* y/>c&tA „ а г/ыио  

/:a3*jb&fapcf у а  vo //сг VOAsncsxxnc с6Ь/>ууэ£сгния /см. jt. / Г /J  

А /Ссчст/уугцию /кст/уТта Р  /хштоме уло SWl/S &, 

ст/ии/лсль/ую vre/ns лЪоск/ъс/,

I
i
I

8 й /ctjS cf 8  ГОСТ f f J 7 f - S 8 cm. J~rn г — 1
000с1Г Т То р я | /7:с/т>п8гя-

г Г а о  т о  /'Г-8 г о с т  ss/s-ce cm. mm г о.о[г I с т е л  З о й  -
7 ЗСо.чугп <р8  /лт п е/и о л ГССГ CZ50 - 07J Cm. cn. г

г
cosQIC $зм  tJjesmc.

(у Л с с л о г  CCtCOiS; & KJr?tt:cnSQ3-S7 cm. .zm. о м т j о и т е л м
S SC'AW.С SJtSGtb в*£70хн f?£T £329-87 cm. an. г СО3 Q74>

АС* Л ГУ Г Г НО

V
J

Soj/У £i/C /xys.vr.lj cm. Urn. г _ _ . с nriĴ0f-°'i
ХЗУ-5Г зт я хсн о а  t/csntovcm Co cm. *s*r * _ _

г JOcajcr/Ttesb ц р о С н л  У-1)У~5 — 1 — —
/ T /yC o c-̂ vHто д а н н а я  OLj-4 0 err.. CJJ. ю 3.61 д а г с с т  з2бс'Сг
/л/
Л/п Н а и м с г 'Ъ& ан  etc /1m <9-43 H. &J. Г * cU Ль^кучскисdec 8«.

С  л  eifu < р и л с г  ц и я

Ч̂ ч\\У\УЧ̂ ^

СССР

г и я р о т р у б о п р о о о д

Coo/yycPct/tue />cjr/oycr/за  

С rOXmO'iQAf уЛ Я  £i?ffS</*cr

Усло&З г.ч х а л  
7 0 / -J -  SO

с М о с к ь я
Стильно J у/л  
мс/>л>  ̂ <3 Яё*с.У'ё>. jd jjy < ‘ 
л YyC-c.'frzem i/с £С9л '  —

ib/varstoCca^. v  , ^-г .- - ,  .. 'V ; _
у/оСя/Г ; У Л У -S





/77а'&с/с/д рос yerrx7 /хр/ше^ои/илуо/ 
/p c r j/T /e fo ' У  м <р щ р о х ) .

/ 4

S / Г ф
fff /W t -
c r y / * -
AV/rcr

J f M T O
/T J /A U ? -
4Xr.W AV-

trcr 7

З у с о г о
JC U yi^U ^ - 

Oxr /fj,-

К П '/ /? ?
CtrtCTCr
r i /M / e -
r /b f / 'f i r r

p e c L y c

J < ru /v ry
2 r

J L

O c er
a

A ?

/ Л Л 2 7  t e S 3 S O — — —

pCVY^>/77 гр О З О З  C7Ll/</07£S ГрО(/ЗбР0ОА/  

/70 CTC/?/?/yJe 2? ------

Л г

C / ? p £ / v g ? u x w v J P

Л//7 М я/л/<гмр£&*‘*/&
/ p e r

vJV
At/OCO

ZJO*
lV.*t
Vw sj v*&{•>

ЛГГГ-
jCJOJ

S fV S r/ ,(h w e -
vcrAve& 4 .-Л .

/

2

Cs7Xr,/6 Jt&y&scry ff/Z/r-A'& JW

C/vcrst /w/ocoSarf ce*e*ue*
ty* p  AS*.

Г* c r
& 5 V -S ?  
~ / v c r~  
J J J S 7

itsr-

A

3

/3

Cti3

C n J / JT

/J.Ji

/X?

\

С С С Р
ГИЛРПТРУБОПРОБСШ 

г М осква

0Усру&о£<7Ы'̂  р^Зесбусро
С /70///77O.V0/*/ &?)? <РО'/ЗУУ?

7i/OC37{?/T7C3£/7?
7 0 t -/ -f P

<2oOj30JC<jl/V/77Q ' < J b iS i* ]?C/77CrS£/t’Q<Jfa? у  л гр ^ е - 
гуо с/ус/ттеУ e/rfjK-c/nSto 
Г £03/fJ

С/ jk/U/<J/77Cr 0/77 С/77СГ/7,7*/~
veccoeo 3/<?cr -̂veC/776C7 

Сошен*
JitC,7? Я? тУ  ̂
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1
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: -.14 и

: £ d < ?

Д Т о л н и е а т П a  > 

M  f:S y s e j i J ^

/Tees?? ĉ V cavav 
i p Q  / Г ~ £ 5& р и т 6’

^ 5 £& 5‘5&S>/2£ _ ^  **
M  f ?3 ,

/  ' v .

^  -У, ч5"Arf

л

f c > - _

7 'c / S j j l j u c j  r J * 4

l£ r i^ _

A//S/0

St* /:<?

П в г - f i  о б ж и м е *

c 5в е р и т  b

_ Jr0 & ^  rr/=*++e-t& М О Л  MUG С '. п о ъ я р  су ^

Д с т с з л Ь  к о е г и у о н и я  /с с г С ^ л л  

в Р П Т  А ; п С м т о н и  и г  <• 

в н и т р у ч п о й  с т о л о н е  л  

М р Ь ,ш и  р С З е р А Г ^ о кУ

в н у т р и  н ч я я ^  & 7 & p & / i r ^ 4 f a  ( Л )
U C piX U JiS  p e J T fi|Uirt/ Sep к понтснег

,A V

0
4

, Л .

Z f& m  с /л  в лов. .9r% b iyV in i ц i > ' j ^■~irl  ■> ■ i ■ I

-O J iS L

<? cmS.

sHp-b— — r m
”r 7’i 1J— t*— м

т
J?&/77CTjr6 //03. / /

I, ~ ■̂'Г’ГГ

Л л 'п с с т Ь  м*
/fj-UHCf 

сане*, га
А н
^ ^ а о с { к г ) S ^ G K ( K r)

ёг
^ * в Р с  С*г)

€з 0 * * )^ * -^  
J ^ g c c  (к г )

е а о / г
Scco — z s c o

f f .s e

/500
?,67

кххз

<«

Д е т с / л Ь  л о з .  &

^ е п п с г л Ь  п о з ,  7

s >j  А : г

Z * JL %

Л Ъ -че р  р х г с к л  <?п a m i

d  n S L j u c p a K c t t - j u p

”//>
Г/о и м е н а в сгн и е

ГОСТ foru 1 ÂjUA.\>Yi 8e* 3  Kr SpuMCy,ти п " -wStf.w-rf*+.
V.VT9-
5а &• O5o/.

/ 7pu£of ф S7*3.J>
го с т

S7SY-SJ M Cm L CM.

3 7ру£с: ф S S x & o
т е г

47JY ’SS !*t Cm f/no5>ov̂
3 Тр ч Зоу ф е е х з ,о

ГОСТ
B13^5S M Cm ) h {

4 .{е зн е гт 4 ,S -Н '/ З О ~ 3 -О С
met

JOSS’ 33 M АЗ Cm

S З Г о .ч у т  ф АО tvu Pf - г4 о л м )
ГОСТ

esso-37 ЩГТ7 3 Cm Q ti 0,4$

в JtbfOY&p фАОе*.\г АЗОмм
rififf

PSSO-S7 LU/n 3 Cm 0,03 0,57

7 СксЗог A4o*SO; f s 3 " лгл*
Acer

5W -S7
~ro£iT
5Ш -57

ш т 3 Cm 0,5? 0,5/

<? {с с ы п к а  S5£* ее  о ;  f * S м м ш т 3 cm s ,s 3 0

3 Pj?ot.4*.<t 3 0 *S o ; /* АО л*м
ГОСТ

S6S/-S7 ш т 3 Cm 0.3/ 0.63

АО SVoM L/m  f *  4  мм
госг

S/S/-37 ш т А Cm 0.3 0.3

// В о р о т н и к  3 *SOQ/*m  A 4 mm
AOcf~

SiST‘S7
~~7dST
sffs-se

ш т / Cm *'* £.3

(3 /Ъ б к а  M  /о ш т е cm 3.0/ 405 ,

АЗ Проволок Л  ф А.3л^(сииы/ссвсх#п
’ roc A
)S£5P-U Л/ 3 Cm _ -_

/4
КоЗехЪ ои/го^сй м&дпыС/ 
puSm jC ;  с*y&hupm  о */о  к5. мм КРПТ М ео rtcpb -

АЗ
Наконечник хабелЬнАнй  
нежный <9jrJ лоИки PS-G Ш/п АЗ мерб _

/е
П р  eazeph cfj} п л о т н а я  
стеглем грм хя П а *50* S ’

% Ш.т>

СССР
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