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НА 4  ПРОХОДА
А л ь б о м  I
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А л ь б о м  1 О б щ а я  п о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а  

А р х и т е к т у р н ы е  р е ш е н и я
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Ст р о и т е л ь н ы е  и з д е л и я
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А в т о м а т и з а ц и я  отопления и вентиляции  

_  О р г а н и з а ц и я  с т р о и т е л ь с т в а  
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Лист НА И МЕНОВАНИЕ С тр.

С о д е р ж а н и е  а а ь б о м а 2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 4

5Поясн ительная  зап и ск а

6~~

А р х и т е к т у р н ы е  реш ен ия

AP-I Общие д а н н ы е

АР-2 ПААНЫ НА ОТМ. 0.000) З.ЗОО. РАЗРЕЗ 1'1 7
АР- з . Ф а с а д ы . План кровли a
АР-4 с хе м ы  расположения сб о рн ы х  перегородок вСТАЬКА НАДДВЕРНАЯ ЗН1 9
АР-5 Планы  полов. Узлы  И-б 10

К о н с трук ц и и  Ж е л е з о б е т о н н ы е

т г ~М И Общие д ан н ы е  ~

Щ -1 СХЕМЫ/ fffMAOWEHHH  ̂ЭЛЕМЕНТОВ ФУНДАМЕНТОВ. КАНАЛЬГ 12
т - 5 Сечения 1-ttio-io, а - а ~ т г
m -it З^ЧЕНИЯ 11; 11- 16-16. ПРИЯМОК ПР1. ФУНДАМЕНТЫ 1 / °t°M ia* ~ 4

15КЖ-5 СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ФУНДАМЕНТОВ И КАНАЛОВ ФРАГМЕНТ ПЛАНА 1
ш л 0^ММо Ь & % % 0 $ £Н11Я ПЯМ£/1£И ВНУТРЕННИХ СТЕН НА 16
КШ'1 Схема расположения элементов лестницы 11
m s Схемы расположения элементов перекрытия, покрытия 'И ФРИЗОВЫХ КАМНЕЙ 9 18
КЖ'9 Ф рагмент плана Z 19
К3(6'(0 Схемы расположения н а руж н ы х  стеновых панелей 20

К о н с т р у к ц и и  м е т а л л и ч е с к и е

ЧН-1 Общие д а н н ы е ? Г
КМ-2 Схем ы  расположения рамы  РМ1 и лестн и ц ы  а с 1 22

С тр о и те л ь н ы е  и зделия

ТТ1 ТЕХНИЧЕСКИЕ требования к изготовлению сборны х 
железобетонны х  ИЗДЕЛИЙ Z3

т т г Технические требования к. изготовлению арматурных 
ИЗДЕЛИЙ 23

& w i Козырек К В 2 2 -2 х 24
к т - г Панели перекрытия ПР6-60-/5А, П Р б -б о -&  В 25
КЖИ-э Решетка МР1 25
л д а -4 ПйНЕЛ Ь СТЕНОВАЯ WH15.15. 3.5-А, ПН В. /5.3. 5 -А 25

Панель w h t  do.is. 3.5-А 26
Ш 5 %\ Панель 1ПНтзо.!5. з .5 -а 26
Ш-5.\ Каркас пространственный 1СП-1 27
Ш -s.u Каркас плоский к -1 27

Лист Паи МЕновлние Стр-

О т о п л е н и е  и в е н т и л я ц и я
СВ-1 Общие д ан н ы е  (н а ч а л о ) 28
OB-Z Общие д а н н ы е  ( о к о н ч а н и е ) 29
08-3 Планы  систем отопления и вен тиляц ии  Схем ы  систем отопления * 30
08 4 схем ы  систем л отопления и теплоснабж енияУСТАНОВОК У1 31
08-5 Установки систем щ . У1ТЕПЛ ОБ ОЙ ПУН Н Г * 32
05'6 СПЕЦИФИКАЦИЯ УСТАНОВОК П1', У1 И 

ТЕПЛОВОГО ПУНКТА 33
05-1 Раздаточные короба устан овк и  у/ 34
0&Н\ Звено прямого участи а асбоцементного воздуховода 35
06HZ Лючок с заглушкой для измерения давления воздуха 35

водопровод И КАНАЛИЗАЦИЯ
ВК-1 О бщ и е  д а н н ы е 36
BIC-Z Планы  на отм. о.о о о ; з .оо о  с сетями  ВодопроводА и канализации 37
вк-ъ Схемы систем в1, гз, К1, KZ 38

Эл е к т р и ч е с к о е  о с в е щ е н и е
ЭО-1 Общ ие д а н н ы е 39
эо-z силовое ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ПЛАНЫ hr отм. о.ООО'. 3.000. РАСЧЕТНАЯ СХЕМА -ТАБЛИЦА 40
ЭО'З ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ПЛАНЫ НА отм. о.ооо( 3 000 

РАСЧЕТНАЯ СХЕМА-ТАБЛИЦА МАГИСТРАЛЬНОЙ СЕТИ 41

Связь И СИГНАЛИЗАЦИЯ
СС-1 О бщ ие д а н н ы е 4Z
CC-Z К ом плексная  с е т ь  связи 43_
сс-з Радиотран сляцио нная  с е т ь 44-

АВТОМАТИЗАЦИЯ о то п л е н и я  и в е н т и л я ц и и
Л081-1 Общие данны е 45 __
A081-Z Qxema*"** cliCTSMA /7/. Ф ункциональная 46
А081-3 85аШ Т 9 п А № т Л М ^ н,и пил/,ь',ш 41
m i -4 45
A0BI-5 теплое АЙ ЗАВЕСА У1. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ 

управления, схем а внешних соединении 49
A08I-6 ПРИТОЧНАЯ • СИСТЕМА П- /• СХЕМА ВНЕШНИХ соединении 50
АОвМ План трасс  к а б е л е й  и т р у б В1_

Ор г а н и з а ц и я  с т р о и т е л ь с т в а

ОС-1 О сновные положения по о рган изац ии  
строительства
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I .  И с х о д н ы е  данные и н азначен и е

Т и п о в о й  ПРОЕКТ РАЗРАБОТАН & СООТВЕТСТВИИ СО 
СЛЕДУЮЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ■

’ ЗАДАНИЕМ НА РАЗРАБОТКУ ТИПОВОГО ПРОЕКТА, 

УТВЕРЖДЕННЫМ НАЧАЛЬНИКОМ ОТДЕЛА ТИПОВОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНО- 
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ рабо т  Госстроя СССР-

-ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
СИ  2 2 7 - 8 2 .

Проект выполнен взамен типовы х проектов  

4 ( 6 * 5 * 1 0  И  Ш '5 '9  в  связи с разработкой  и н с т и т у 

там и  ц и ШПромзданий и I6& по ж елезобетон у  им . А А.Як у 

шева крупнопанельных конструкций ДЛЯ ВСПОМОГАТЕЛЬ

НЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТА - 
ЖА Ь,Ом С ПОПЕРЕЧНЫМИ несущ им и  стенам и  (д о п о лн е 
ние к ком плексной  СЕРИИ 135).

Проходной пункт предназначен д л я  прохода р а б о ч и х  

И  СЛУЖАЩИХ и осуществления охраны  пром ы ш лен ны х  пред 
п р и я ти й  РАЗЛИЧНЫХ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ.

Z . А р хи тек тур н о - с тр о и те л ь н ы е  реш ен и я

П роект разработан  прим енительно  к  след ую щ и м  
ПРИРОДНЫМ УСЛОВИЯМ:

- расчетн ая  зим няя  тем пература  НАРУЖНОГО ВОЗ
ДУХА МИНУС 30 °С,

"СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА-ДЛЯ I  ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 
РАЙОНА,

-  ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА-ДЛЯ jJJ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 
РАЙОНА ,

-Р Е Л Ь Е Ф  ТЕРРИТОРИИ- СПОКОЙНЫЙ ,

-  ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ ОТСУТСТВУЮТ,

- ГРУНТЫ НЕПУЧИНИСТЫЕ, НЕПРОСТ?ДОЧНЫЕ,

З д а н и я  запроектированы  и з  к р уп н о п а н е л ь н ы х

конструкций.
Об ъ е м н о - план ировочн ое  реш ение проходного пункта

ОБУСЛОВЛЕНО ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ПЛАНИРОВКЕ

И ОСОБЕННОСТЯМ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ конструкций с высотой 
ЭТАЖА 3,0м И ШАГОМ ПОПЕРЕЧНЫХ НЕСУЩИХ СТЕН 6,Ом.

Зд а н и е  в плане прямоугольное с размерами fZ*2 \M
БЕЗ ПОДВАЛА.

ФУНДАМЕНТЬ! ЛЕНТОЧНЫЕ ИЗ СБОРНЫХ БЛОКОВ ПО 

ГОСТ 13579-78, ПОДЗЕМНЫЕ КАНАЛЫ ИЗ СБОРНЫХ ЛОТ
КОВ СЕРИЙ 3.006 - Z .

На р у ж н ы е  стены двухрядной  р а з р е з м  предусмотре

но ИЗГОТАВЛИВАТЬ НА ЗАВОДАХ ПОСЕРИИ 1 S 2 S Z  И З  КЕРАМ- 

ЗИГОБЕТОНА ^вООКг/м* ТОЛЩИНОЙ 300ММ, НЕСУЩИЕ ТОР
ЦЕВЫЕ СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ 350мм.

Внутренние стены \из железобетонных панелей 
толщиной ISOmm.

Перегородки гипсоперлитовые серия 1 2 Ъ Г5  в. о.

П л и ты  ПЕРЕКРЫТИЙ -ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ многопустотные. 
Л а я  участк ов  с и н ж е н е р н ы м и  к о м м ун и к ац и я м и  п р и 
н я ты  РЕБРИСТЫЕ Г7АНЕМИ ■

Панели перекрытий соединяются м е ш у  с о б о й  & 

ед и н ы й  горизон тальн ы й  д и с к . Об е с п е ч и в а е т с я  э т о  
РИФЛЕНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ПРОДОЛЬНЫХ ГРАНЕЙ И СВАР

КОЙ АРМАТУРНЫХ ВЫПУСКОВ, СОЕДИНЯЮЩИХ МЕЖДУ СОБОЙ 
ОТДЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ КАК ВДОЛЬ, ТАЮ К ПОПЕРЕК.

Конструкция  узла  при м ы к ан и я  пянелей  внутренних 
стен  путем заделки цементным раствором ЗАЗОРОВ МЕЖДУ
ТОРЦАМИ ПАНЕЛЕЙ И СВАРКОЙ СТАЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ (СВЯЗЕЙ) 

ПОЗВОЛЯЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПРОСТРАНСТВЕННУЮ ПЕРЕДАЧУ 
УСИЛИЙ.

Лая ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ЗДАНИЯ ПРЕДУСМОТ
РЕНЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ.

Лля создания единой пространственной системы
ПАНЕЛИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ИМЕЮТ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ПЕТ

ЛЕВЫЕ ВЫПУСКИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ПАНЕЛЕЙ МЕЖДУ СО
БОЙ И С НАРУЖНЫМИ СТЕНАМИ.

Л ая  обогащения архитектурной ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДУСМОТРЕНО КОНТРАСТНОЕ ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ ОТДЕЛКИ 

ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРОСТЕНОЧНЫХ И РЯДОВЫХ ПАНЕЛЕЙ,

А т а к ж е  КОЗЫРЬКОВ ВХОДОВ.

до  ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРЕИМУЩЕСТ
ВЕННО ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОТ
ДЕЛКИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ.

& КОНСТРУКЦИЯХ ПОЛОВ ПРИМЕНЯЕТСЯ МОЗАИЧНОЕ ПОК
РЫТИЕ (В МЕСТАХ ИНТЕНСИВНОГО ДВИЖЕНИЯ), ЛИНОЛЕУМ И 

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА.

Окна д ер ев я н н ы е  с  д в о й н ы м  остеклением  д л я  ж и лы х

ЗДАНИЙ ПОСЕРИИ 1136.5-16.

Н а р у ж н ы е  д в е р и  д ер ев я н н ы е  к ач а ю щ и еся  по серии

(.136-11.

ЗНУТРЕННИЕ ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ПО СЕРИИ И д б ’ Ю.

д. Отопление и в ен ти л я ц и я

П роект отопления  и вентиляции вы полнен  в  с о о т в е т 
с тв и и  с о  СНИП П -3 3 '7 5 ,С Н  ZbS-11, ГОСТ 12.1.005-76 и 
СМ и п  \\ -9 Z -n 6 .

Ра с ч е т н ы е  парам етры  наруж н ого  в о зд уха  п р и н я т ы •'

<ъ) для проектирования  отопления t°2’ 30°C; У-75°/о,

$1для ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ
6 ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА t° = -19°С) f  * ?5°/0

ё )  ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ
Б ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА t ° - T I0vc/ f - 7 0 0/c,

Ь)для п р о ек ти р о в ан и я  ВЕНТИЛЯЦИИ
В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА t°  ~ + Ж ° С , У -5 5 ° /о .

Теплоносителем для системы отопления является вода
105 -  70°С.

У с л о в и я  ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ТЕПЛОВОЙ СЕТИ РЕШАЮТСЯ 

ПРИ ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТА.

В  КАЧЕСТВЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ п р и б о р о в  ПРИНЯТЫ 
РАДИАТОРЫ MC-ikO.

ТОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ.

ПРИВЯЗАН

____
Ипо- N-
ГИП Рыжик

Т П  41BS-Z0M  П Ьнлч. отл Уы&МНА
ГЛ-АРХ 
Ш.ТнВ 
Гл. СПЕЦ

НОРМАНН
JOAKOB
Печеник Пояснительная

ЗАПИСКА
Сталия Лист листов
Р 1 3нлч.ек КОЛОСОВ Госстрой ссср 

П Р О Ш Н Ы И  И Н С Т И Т Л Я 2. СЛ.СПЩ.ШМАкоя J2L=—
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О с н о в н ы е  ПОКАЗАТЕЛИ ПО РАЗАМ ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЙ

Наименование ОбЪЕМ Периоды Раскол тепла Вт Ш ла  /час)
ЗДАНИЯ М ъ ГОДА ПРИ НА

ОТОПЛЕ
ние

НА
ВЕНТИ'
ляцию

НА ГО
РЯЧЕЕ 
ВОДО
СНАБЖЕ

НИЕ

ОБЩИЙ

ПУНКТ НА А 1783,85 Холодный №000*29000 30000 202000
ПРОХОДА -зо°С ( 12Z600*) (2W 0) (25800) (173300)
Х в Т Ч НА ВОЗДУШНЫЕ. ЗАВЕСЫ-31300вг (78500 ИКАЛ / ЧАС)

4 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ 

Проект внутреннего водопровода, бытовой и дождевой
КАНАЛИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕН В СООТВЕТСтВИИ СО СНиШ 'ЗО-76 И 
СНиПЕ’ дД- 76.

6  ЗДАНИИ ЗАПРОЕКТИРОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ СИСТЕМЫ'

61 ~ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД,
Т Ъ -  ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

К1- БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ 

ДОЖДЕВОЙ к а н а л и з а ц и и  

Н е обхо ди м ы й  свободны й  н а п о р  на в в о д е  а з д а н и е, 
РАВНЫЙ 10,0 м о б е с п е ч и в а е т с я  д а в л е н и е м  В НАРУЖНОЙ с е т и

Расход воды на наружное пожаротушение составляет 
Ю(О а /секвнут реннее  пожаротушение не предусматри
вается

О с н о в н ы е  ПОКАЗ А ТЕ А И ПО РАЗДЕЛАН ВОДОПРОВОДА 
и КАНАЛИЗАЦИИ

Наименование
системы

Ра с ч е т н ы е  р а с х о д ^!

м ^/с у т I м у  ЧАС \ л / с е к

В1 1Л0 0,10 0,30

тг> — — 0,10

К1 Г . 4 0 о ,ю 1,90
KZ — — Z.0Z

5. С иловое электрооборудование и 
электроосвещение

П итание электроприемников осуществляется от б л и 

ж айш и х  источников электроэнергии предприятий В ы б о р

и с т о ч н и к о в  ПИТАНИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ ПРИ ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТА 
И КОНКРЕТНОЙ ПЛОЩАДКЕ

4

Напря ж ен и е  сети  принято дВО/220в  с гл у х о з й з б м л е н - 

ной нейтралью

В  КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА ПРИМЕНЯЮТСЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТ

НЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ. ЗО ВСЕХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПРИНЯ
ТА СИСТЕМА ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ-

Мероприятия по нолниезащите не предусматриваются?
ТАК КАК ЗДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО ИЗ ОГНЕСТОЙКИХ МАТЕРИАЛОВ И 

ИМЕЕТ МАЛУЮ ПОРВЖЯЕМОСТЬ МОЛНИЕЙ.

6 .СВЯЗЬ 1Л СИГНАЛИЗАЦИЯ 

П роектом  предусм атривается  т е л е ф о н и з а ц и я , э л е к т р о -  

ЧАСОФИКАЦИЯ и р а д и о ф и к а ц и я

А л я  ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТЕЛЕФОННЫХ ЯППЯРАТОВ ВНУТРИПРОИЗ' 

РОДСТВЕННОЙ СВЯЗИ И ЭЛЕКТРОВТОРИЧНЫХ ЧАСОВ ПРЕДУСМАТ

РИВАЕТСЯ к о м п лек сн а я  с е т ь  СВЯЗИ ЕМКОСТЬЮ Ю * Z



Техпнко- з к о н о м и ч е с к и е  п о к а з а т е л и  п р о е к т а

В Е О К А Р К А Р И Ы Х  КО ЙО Т К У К  Ц И Я Х  

___________________/ НАУ Л п о '/-

По к а з а  те  л и
Пли  м енованис Ей л и 

из мер.
раз работой-и л мх%

/троекто - андпога 
ГП 4/6 6 /0 гмо2

н о г ипроекта
ПРпвСА г иные
* * ж т *

приведем в смоет* вин ч е т .

1 Z 3 4 5

/- Количество п р о х о д о в шт 4 4 4
г. Площадь застройки м* 266 6 4/г. о 4оо.4
3. Общ ЛЯ ПЛОЩАДЬ М* 470.7 726 8 661.9
4. Сг р о н г е л ьн ы й  овьем Mi 7626.3 2737.3 24/02
5- Смети АЗ! СТОИМОСТЬ тысРУБ- з г .ц 7229 74.39

5 Т Ч СТРОИ Т ель но- МОН TAW МЫТ РЛ60Т п ВТ 62 69. 6 Т 73.44
ОБОРУДОВАНИЯ /РМР/ и 1.4Z 3/0 0 95
Стоимость ОМР на 7 mj  строитель-

нота овьем л РУБ 3167 2643 30.47
Сгон мооть СМР НА / М 20 6 Щ ял. /Е /09.45 05.78 /10 95
ОБЩАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ НА f ПРОХОД ТЫССУБ. 13.24 18.20 /860

6. Тр у д о з а т р а т  построечные ЧЕЛ.» 867.0 1654.3 /4/ор
То те , на 1 м* строительного овьемл и 0.3)3 0.668 0587
Томе, ил /м2 общ ей п л о щ а д и и ш г 2. /38 2.130
То те , н а  1 млн. руб . ОМР Н н м Z2328 /92/0
Томе, н л  / проход и 2/66 388.6 3525

7 Расход строительных материалов:
Цемент г 72.30 а Ян & ы х 93.6
Цемент п р и в е л  еииый к м Ш н 70.73 79.5
Томе, НА t  мз строительного ОБЪЕМА ft 0 043 0.030
То ме, на 1 м* общей площ ади п 0.150 о//о
То ме, на 1 млн р у б . СМР 0 /373 986
То ме, мл f  проход и Про 19.86
Сталь Г 0.2S 2 25 18/Т

~~ Сталь приведенная к классу ЛТ п 10.19 2.77 2115
То ме, НА 1 Mi СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА п 0.006 ООО/ 0.008
Томе, ил 1м* ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ II 0.022 0.004 0.029
То ME. HA 1 МЛН• РУБ. СМР и 200 40 262
То ме, нл / п ро хо д и г  66 0.69 529
Лесоматериалы М3 134 нетЛАНныл Ш Т

ДАННЫХ

Ш Ш ' Ж  * » 201 99 99

5

П к о х о л н о й  п у н к т  В К Р У П Н О П А Н Е Л Ь Н Ы Х  
НА и  П Р О Х О Д  А  /

/ п р о А О л т ш е /

! ^ Z 3 4 5
бетой и мелезоветон: м̂ 252 6 3/2 0 3120
В том числе сворного Mi 242.03 277. 7 277.1
То ме, и л  1 М* СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА п 0-155 о /14 0.118*

То /не, НЛ 1М1 ОБЩЕЙ п л о щ а д и // 0.537 0 429 0.429
То ме, нл 1 млн• руб . ОМР и 4970 4482 5669

Кирп и ч ТЫС-
ШТ 2.90 37.14 3/14

Рубероид М2 /42/ нетДАННЫХ нет
ДАННЫХ

Стекло строительное М2 77.8 нетданных нетдонным
6. Годовые рлеходы

э л е к т р о э н е р г и и ХВТ.Ч 50.90 нет
ДАННЫ ж

волы нл хоз -бытовые н у м д ы H i 367.0 н 90

9. Часовой расход тепла-- XBT 201.55 303-25 5/7.79
в т-ч. ил отопление II 5/. 29 9763 97.63
но вентиляцин> и 28,96 53.50 5550
нл горя чее вод о сил бмение II 30.00 75.36 75.36
Нй ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ 99 9/50 76.76 9130
Потребная мощность
т о к о п р и е м н и к о в мет 0.0/18 00175 0 0/75

П ри  м е ч  а  н  н е

I. Раскоп  т е п л а  п а  в о з д у ш н ы е  з а в е е м  в  а н а л о г е  (ц  д/

НЕ УЧИТЫВАЕТ РАСХОД ТЕПЛА ИА ВЫХОДЕ ИЗ ПРОХОДНОГО 

ПУНКТА

ТП 4I6-S-30M
п з

Л №

3
1 Ч & 6 -С И
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ОМОСТЬ ОСНОВ ПЬЮ  КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕ9(72М

Обозначение Н а и м ен о в а н и е Примечаш

-А Р Архитектурные реш ен и я

-м не КОНСГРУК ции ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
- к н Конструкции МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
-О б 0ТОПЛЕНИЕ Н ВЕНТИЛЯЦИЯ
-6К, бНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЙ
- э о Электрическое ссвещвине
- с с CgJ?36 u CteZ#QJ7*f э&

- j r o s f ^SrajUQ/^зоЦ e/j?070ПЛЕ#ИЯ* ВМ/ИЛЯЦь i
В е до м о с ть  ССЫЛОЧНЫХ и п р и л а г а е м ы х  д о к ум ен то в

Обозначение Н аименование Примечание

Ссылочные ДОКУМЕНТЫ
ГОСТ \П60-79 Лоски ПОДОКОННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ
гост n z i4 -  -76 Окна и балконные дверидеревянные с двой

ным ОСТЕКЛЕНИЕМ AM ХИЛЫХ й 06Щ ЕСТ ВЕННЫХ ЗШ.
7.736.5-/6 e . I j Окна к емко иные авери лелеянные с "" 

двойным остеклением лая жилых мании
i 13В- 1 0  в f Перемычки железобетонные для ЗДАНИИ с КИРПИЧНЫМИ СТЕН ИМИ
1.231-5 е о ,\ Панели перегородок гипсоперлитрвые

m - s i
v W c t S F *eJgH *ш. я г о м т а « 4 < «ШоПОЛНЕНиеске комплексной С ЕР И И  1351

/./36 5 - ie Авери ДЕРЕВЯННЫЕ НАРУЖНЫЕ ЛАЯ жмых и общественных здании

1.136 - 10 Двери деревянные внутренние . 
д ля  жилы х и общественных здании

ZA60-IB  В-'t ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ * п
1400-15 8.1 УНИФИЕИРОВАННЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯЖелезобетонных консгрУцщлидлй крепления технологических ко них Ник АО. ий и устройств

Z Z 3 6 -2  3.1 Д етали примыкания оконных и дверных
блоков В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

1.494-27 В 5 ОоэАУХопрпемные устройства с подвес
ными утепленными клапанами

2 230-1 В (0 детали стен и перегородок общественных зданий
Прилагаемые документы
Ведомость потребности в материалах

Ведом ость р а б о ч и х  чертея/еей шовного комплект а
Аист На И М£ но ванне Примечание

1 Общие д а н н ы е

Z Планы на отн с. со с ,  з .зоо  Р аз рез  1-1
3 Ф асады  . Планы  кровли

4 схемы РАСПОЛОЖЕНИЯ СБОРНЫХ ПЕРЕГОРОДОК, Всгавка НАДВЕРНАЯ 8Ц1
5 ПЛАНЫ ПОЛОВ. Узлы

С п е ц и ф и к а ц и и  элем ентуз  заполнения д в е р н ы х  п ро ен о б

Марка
ПОЗ. О бозначение Нлименовлние кол Млсел 

«4 кг
Приме
чание

1 7.73 6.5 - 19 ДВЕРНОЙ БЛОК ДН24Ч5Л К в
Z /./36 .5 - 19 ДВЕРНОЙ БЛ0КДН24’Щ П 2
3 ГОСТ 11214-76 Д верной блок s c z z -e 1
4 - 7.136-70 ДВЕРНОЙ БЛОК Д021-13 Z
5 7.736.5-79 Д верной влОн ДШЧЗГУ 1
6 1136-10 Л е т о к  блок дгг\-9п 6
7 м з б - ю ДВЕРНОЙ БЛОК ДГ21-9Л 1 Z
8 7. 736-70 Д верной елок д гяГ1 п 2
9 1 136-ю Д верной блок дгг\- пл 5

С п е ц и ф и к а ц и я  п е р е м ы ч е к ,

Марка
поз. Обозначение НАименоелние Кол. Масса 

£А кг
Пяине-
члене

/7Р7 1.13В-to 8.1 1ПР4- 36. 12. 2Z 4 250
ПР2 и ъ ъ -ю 0 1 WPZ-16.1Z. 14 2 75
ПРЗ 1.138- Ю &1 777Р7- 12.12 14 2 25
/7Р4 7.738-70 В 1 1ПР1- 12.12.14 2 25
ПР5 1 138 ~ 10 8 1 1ПР1- 10.1Z 6 4 25

Наименование
или НОМЕР 
ПОМЕЩЕНИЯ

Потолок
С тены или
ПЕРЕГОРОДКИ

НИЗ СТЕН или 
ПЕРЕГОРОДОК (ПАНЕЛЬ)

ПримвчанияПлощадь бед
отделке

Площадь бед
отделке

Плщд бед
отделке

l
l

Ой

АднтстРАтивнО'БЫ 
ТОВЫЕ я вспоногл - 
ТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
вестибюль '

439,3
РАСШИВКА ШВОВ ВОДОЗМКЛЬСИ' 
ОКНАХ ОКРАСКА 

ЭВА-27
1Щ0

ШТУКАТУРКА 
кирпичных УЧАСТКОВ СТЕН,водо 
ЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ЭВА-11

САНУЗЛЫ, ПОМЕЩЕ
НИЯ СУШКИ ОДЕЖ
ДЫ И НОЖНЫХ ВАНН 22,9 ТО Э/6Е 51,6 То Же 64,5

Керамическая 
глазу ров аннаяПЛИТКА /500

Т и п о в о й  ПРОЕКТ разработан в  соответствии с  действующими 
НОРМАМИ и ПРАВИЛАМИ И ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЗРЫВНУЮ И ПОПАР
НУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МЛНИЯ(СРОРУШЕНИЯ)
при  соблюдении предусмотренных проектом  мероприятии

/ГЛА.ВНЫЙ' ИНЗ/бЕНЕР ПРОЕКТ А Ры&ПС /

В е д о м о с т ь  с п е ц и ф и к а ц и й

Л ист Н а и м е н о в а н и е Примечание

1 СпециФикАцея элементов заполнения дверных птм ел
1 СПЕЦИФИКАЦИЯ ПЕРЕМЫЧЕК

3 С п е ц и ф и к а ц и я  эАП олненея о к о н н ы х  проемов

4 Сп ец и ф и к ац и я  сборны х  перегородок

4 СПЕЦИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИЙ

j. Проект разработам . при м ен и тельн о  к следующим  п р и 
родным условиям:

РАСЧЕТНАЯ ЗИМНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУМНОГО ВОЗДУХА‘ МИНУС Ъ О Х )
скоростной напор ветра - для  I  географического района f 
ВЕС СНЕГОВОГО покровА-ДЛЯ шгеографического района; 
р е л ь е ф  территории -  спокойный;
ГРУНГОВЫЕ ВОДЫ ОТСУТСТВУЮТ;
грун ты  #епучинистые, непросадочные, НОРМАТИВНАЯ ХАРАКТЕ

РИСТИКА ГРУНТОВ ПРИВЕДЕНА НА ЛИСТАХ МАРКИ К,Ж
Z .Х арактеристика з д а н и я :
СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ- И
ЗДАНИЕ ОТАПЛИВАЕМОЕ, ВЕЗ ПОДВАЛА 

3 Эа условную ОТМЕТКУ О ООО ПРИНЯТА ОТМЕТКА чистого
ПОЛА, ЧТО СООТВЕТСТВУЕТ Абсолютной ОТМЕТКЕ]--------- 1

4- ПАРУЩНЫЕ СТЕНЫ- САМОНЕСУЩИЕ И НЕСУЩИЕ ПАНЕЛИ ИЗ 
ЛЕГКОГО 6ЕТРН4{**0О*Г/М3 ТОЛЩИНОЙ 300 И 350НМ ПО СЕРИИ
IBZ-8Z. Внутренние  несущие стен ы - панели  из  легкого ветона  
X  = зо о к г)м ъ толщиной 160мм по серии /82-82. В нутренние  п е р е 
городки  из ГИПСОПЕРЛИТОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60ММ ПО СЕРИИ 

8 0.4 и КИРПИЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ IZOMM•
5  К ирпичную  к лад к у  выполнять из кирпича марки 15 на раство

р е  МАРКИ 50 • 3 ОТКОСЫ ПРОЕМОВ злло ти ть  ДЕРЕВЯННЫЕ АНТИСЕП- 
ПРОВАННЫЕ ПР05КИ /120*/20*65) НЕ МЕНЕЕ Z*  ШТУК НА ОТКОС С 
КАЖДОЙ СТОРОНЫ ПРОЕМА- ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РА ВОТ 8 ЗИМНЕЕ
ВРЕМЯ- КИРПИЧНУЮ КЛАДКУ ВЕСТИ НА РАСТВОРЕ НЕ МЕНЕЕ МАРКИ 50 
с химическими добавками [ п о та ш , нитрит, натрия и д р ) , 
ТВЕРДЕЮЩЕМ НА МОРОЗЕ ВЕЗ О&ОГРЕВА ОН СН И п Щ -П 'П Ъ , *

6 Над ПРОЕМАМИ, в КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДИ А Х ,~Ш ИРИН ой
ДО 70 0 м м  УКЛАДЫВАТЬ РЯДОВЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ДВУХ СТЕР#НЕЙф6А1

7  Отмостка вокруг э д а н и А -  а с ф а л ь т о в а я , ш ириной  800мм
ПО ПЕСЧАНО- ЩЕБЕНОЧНОЙ ПОДГОТОВКЕ ТОЛЩИНОЙ IOOММ, ОН 
ДЕТАЛЬ I НА ЛИСТЕ 5 ^

3. Г оризонтальная гидроизоляция кирпичных участков стен на
ОТм,-0.08р ВЫПОЛНЯЕТСЯ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА состава  V Z  
ТОЛЩИНОЙ /5 ММ.

3 Л ицевую  сторону н а р у ж н ы х  стеновых панелей  оф актурить , 
ОКРАСИТЬ ИЛИ ОБЛИЦЕВАТЬ в заво д ск и х  условиях. Ц, ВЕТ 
ОТДЕЛКИ ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРИНЯТЬ КОНТРАСТНЫЙ ПО 
ОТНОШЕНИЮ к ОТДЕЛКЕ РЯДОВЫХ НАРУ&НЫЭС ПАНЕЛЕЙ (СМ ФАСАДЫ) 
(СонкРЕГНОЕ РЕШЕНИЕ ПО ОТДЕЛКЕ ПАНЕЛЕЙ ПРИНИМАЕТСЯ ПРИ 
ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТА

ю. &Р08ЛЯ- ПЛОСКАЯ, РУЛОННАЯ ИЗ №  СЛОЕВ РУБЕРОИДА АНТИСЕПТИ" 
РОМАННОГО ДЕГТЕВОГО МАРКИ РМД'350 НА АНТИСЕПТИРОВАННОЙ БИТУМ
НОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ГРАВИЯ, ТОЛЩИНОЙ “  (ОМ 
НА АНТИСЕПТИРОВАННОЙ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ.
У т е п л и т е л ь -  п ли ты  марки б-юо so.ie (гост5742 - 76) ¥*коокф*
пАРОИЗОЛЯЦИЯ- 1СЛ0Й РУБЕРОИДА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ

V  OCE СТАЛЬНЫЕ и СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОКРАСИТЬ МАСЛЯНОЙ 
КРАСКОЙ з а  2 р а з а -

п р и в я з а н

ИНБ. М "
ги п РЫЖАК '

Т П 4 1 6 - 5 -Ж 6 4  А РНАЧОТЛ РЫБКИНА
ГЛАРХ. Нормами
7л коти Мещанов
Т ук гр. Кренева
Туи .гр Роняинсний П роходной пункт 

на 4 прохода
стадия ЛИСТ ЛИСТОВ

ЛРХ. ШМЕЛЕВА
р 1 5ПРОВЕР. Рончинст

ТГконп Нормами
Общие данны е

Гп Г ПС ОщГ
п р о е к т н ы й  и нститут K Z

_______Мпмга if. -*
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Р а з р е з  / * /

Злшитш т й  шгрлзи** /о

Марс*
поз. Схема сечениЛ

ПР/

im-3s, /г. гг

^  гН
ПР2

пн
InPHl/i.S

ррц
2.Ш №1-12.11.$W70

ЪС.--LlJ

ПР5

Ш о м с т ь  проемов щ р м

Марка
поз. Размер т е м  в ш д к е

1 /SS0X237O

2 13$0* 23 ТО
3 Hotzzss

<Г 1300*2079

s 9 fox /900

6 9/0* 2070

9 910*2070

a 9/0*2070

9 HO* lo w

Данный лист отогреть совместно 
с ЛИСТАМ" Ш  и £*с-б

run РЫЖАК
Н1ЧШ Рывкии/h
тигарх Нормами
Гшна № W
pu. rp. Ш и ш
Cl APX. Pom № А к
In . Шмелева Д к
flPOitfi Рои чан cm4L<«
k.XOHTfi МОР МАИ А ж̂fr

привала H

ИНЗ. M?

r n w - f - M M -/IP

Проходиdu m hlt на 
4  проХоАА

Ш ин на от. 0.000;а,ооо. 
Ра з р е з  Н

Стала* Аист Аистов

ГОССТРОЙ СССР 
п р о е к т н ы й  и н с т и т у т  н а

МОША



\fe
 И

- /
ГО

Д*
 \

П 
An

ffC
i> 

У 
А А

ГА
 

\Л
ЗЯ

М
£И

 m
e/

r\

8

ш о

1

$.820
— Ц
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0820

•0200
Ж П /

Ф а с а  a  < - 5 ф л с А А  А - В
6JZ0

3.270

Т ^ 5 7 ^

■0.Z60

J 2 L

6.520

г )  0
Ф а с а  а  5'1

4 ) \
CM. ff.$ Г7РИМ£ЧПННМ мл /were/

©
Ф  А с а А В -А

6.520
л л

л
3.000

~f l j 7 0

-0.200

J Z ^

П л а н  н а с » а и
см. применения л  А

Сп е ц и ф и к а ц и я  з а п о л н е н и я  о и о н н ы х  про ем о в

Ма р к а
поз.

Обозначение Няименовянне Нол. Массй
Е Л -К Г

Приме
чание

Проем ОК/

1. /36.5-/6 8 I J / Иконный блок ос /5 Ч5Н 23

Г О С Т  П Ш -7 9 По локон Нй 9 лоска па /6-15 23 V

Проем 0К2

1/36.5 -/6  В I J Оконный блок Н  /5:1$Н / ем.ярнп./

ГОСТ H Z S D - 79 По АО ко ИНАЯ лоска  ПА/6-25 1
с ь я р р угле н  
НОЙ НРОММЙ

W H - Z 1  В. 5 ЖйАЮШНАЯ РЕШЕТКА Н/ 3

/-Установку Дсааюзииных решеток. выполнить согласно 
серии W *  -ЯГ B.S-

г. План кровли см отреть совместно с листами КО/С-8,9- 
3. Сливные отверсти я  з а лел ать  по месту. Выполнить цементную  

стлДску с уклоном. Поверхность зяфешнить.

ПРИ В ПАН

НИВ. И*

ТП 416-S-1Q84 АР

П роходной ПУНКТ  
НА Ц  ПРОХОДА

Стали? Лист Листов

Р 3

Ы о а с а д ы  Пл а н  
' к р о в л и

ГОССТРОЙ СССР
проектный институт/ ^  

Москва
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Схема расположения сборных перегороаок па пм. 0.000

С х е м а  р а с п о л о э /с е н и я  с б о р н ы х  п е р е г о р о а о к  на отм. 3 . 0 0 0

Марка

ПОЗ. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.кг.

Приме
чание

f 1.231'5 8 0 Панель ОГО 70‘ S 12 68

2 1.231-3 6.0 Оанеаь ОГО 70-8 7 147

J 1231 -5  6.0 Панель ого 70-9 J 161

4
5

1.231- 5  6.0 Панель оги 70-17. 4 270

1231-5 6.0 Н и т ь  ого 30-14 2 279

6 1.231 -5  6.0 Панель ОГО 70-14.2 4 248

7 1.231-5 6.0 Панель ОГО 30-15 7 2S4

8 1.231- 5 6.0 Оанель ОГО 70-16 2 277

9 1271-S  В 0 Панель ОГП 30-16 4 710

1Q 1.231- 5 8.0 Оанель ОГП 70-21 7 466

11 П f.271 -5  ВО Панель пгп 70-71.7 7 647

12. 1.231-5 8.0 Панель ого 70-71 1 650

и лист 4 бсТЛВКА НАААВЕРНАЗ Ы11 I f
■

ЬСТАЬКА НАААЬЕРПАЯ 5Ц 1

и -
Асбестоцементный

Марка, 
поз. Обо зн а ч ен ие Наименование Кол. Масса

ЕД.КГ.
Приме
чание

МР1 коти-2 Металлическая решетка 4

МО 646 1.400 -15 8.1 Закладной элемент ШОт
ММ 79 2.230-1 8.10 Монтажная марка 110
ММ 41 2.230-1 8 10 Монтажная марка (7
ММ 44 2.270-1 В.Ю Монтажная марка 06

1. РАСХОА МАТЕРИАЛОВ НА ОДНУ НАДДВЕРНУЮ ВСТАВКУ:
Брус деревянный 60* 64 -  2.8 п.м.
Лист АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЙ плоский ( ГОСТ 1812k - 76*) 900*600 -  2 шт.

2. 6 ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ОТВЕРСТИЕ В ГИПСОПЕРЛИТОВОЙ ПЕРЕГОРОАКЕ 
НАРУШАЕТ ЕЕ ДЕРЕВЯННУЮ ОБВЯЗКУ, ВЫПОЛНИТЬ ПО МЕСТУ ОБРАМЛЕНИЕ 
ОТВЕРСТИЯ ИЪ БРУСКОВ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО СЕЧЕНИЯ, СВИВАВ ЕГО С КАРКАСОМ 
ПЕРЕГОРОАКИ.

J . Отверстия в перегороаках см. на листе 2.

ВАТНАЯ ПЛИТА

Или, он.

п р и в я з ан

НИВ. NZ

ГИП

ГЛ. ЛРХ. 
Гл.тст.
Рук . гр .
Г г . л р х . 
Арх.
ПРОВЕР.
Н контр .

Т ы ж л к
Рыбкина
Норманн
Мыцанов^
Т р е н ё в а  fw
Шчйнскйи
h i МЕЛЕ В А
Ш Ш ш
Норманн

ТГП16-5-Ш 84 АР

Проходной пункт 
на 4 ПР0Х0АА

Схемы располож ени я  сборных 
п е р е г о р о а о к . Б с т а в к а

НАДДВЕРНАЯ ВИ1

ста&и з лист листов

ГОССТРОЙ СССР
ПРОЕКТНЫ Й И Н С Т И Т У Т J z .

МОСКВА

КОПИРОВАЛ 4 4 & 6 ~ '0 { ФОРМАТ
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Перегородка  (  L  )
ГЦПСО ПЕРЛИТОВАЯ

Наименова
н ие  или 

номер
ПОМЕЩЕНИЯ 
ПО ПРОЕКТX

5 естибю ль,
КОРИДОР

Ь министрат яв
ные ИЗСП0ГА- 
тельные ПОМЕ
ЩЕНИЯ Р^ЭТАЖА, 
КОРИДОР

Санузлы

W

Э к с п л и к а ц и я  п о л о ь

Тип
ПОЛА
по

ПРОЕКТ]

Ье м т к а м е р а

Лд м и н и с т р а -
ТИВНО-БЫТО
ВЫЕ ПОМЕЩЕ
НИЯ 2~ ЭТАЖА

пщкй^мЖ- 
ДЫ И НОЖНЫ*

ш и

Схема пола или
НОМЕР УЗЛА ПО 

СЕРИИ

ш ш

г.
щ ш '

шш1 Л У . '/ р '-

ЭлЕМЕИТЫ ПОЛА И ИА ТОЛЩИНЫ

Площадь 

пола 
м3

Покрытие-мозаичное (терраццо)  М300-25мм 
Стя ж к а - цементно- песчаный раствор
И 200-40м м ,
Подстилающим слои- бето.н м ю о  -  80мм
ОСНОВАНИЕ1 ш  ОТ ЦЕННЫЙ ГРУНТ С 
ВТРАМБОВАННЫМ В НЕГО СЛОЕМ Щ ЕЖ
или гравия , крупностью  40-90 мм

Покрытие-цементно-  песчаное м200-20мм
ПОДСТНААЮЩИЙ СЛОЙ-БЕТОН M1Q0 "  60ММ
Основание- см. тип пола 1
Покрытие- линолеум ( г о с т  1251- П )  - S mm 
Прослойка - холодная мастика на 
водостойких вяжущих - 1мм
Ст я ж к а  -  цементно-  песчаный 
рас тво р  м 150 -20мм
ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ-БЕТОН ИГ100-60мм 
Основание -  см. тип пола 1
ТОКРЫТИЕ -  КЕРАМИ ЧЕСКАЯ ПЛИТКА 
(ГО С Т 6761-60) -П м м
З аполнение швов-  ц ем ен т  но - песчаный  
р ас тв о р
Прослойка из цементно- песчаного 
раствора м 150-10 мм 
Стяжм из цементно- песчаного
РАСТВОРА М ISO-2 0  ММ
Битумная мастика с посыпкой 
песком
Гидроизоляция -  2 слоя гидроиш а
НА ПРОСЛОЙКЕ из БИТУМНОЙ МАСТИКИ
Подстилающий слой - бетон м ю о-80 
Основание- см. тип пола 1
Покрытие - линолеум ( г о с т  m i - i i ) - s  
Прослойка- холодная мастика на 
водостойких вяжущих - 1мм
СТЯЗ/СКА-ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ РАСТВОР М Ю0'20мм
Легкий бетон -54мм
Основание-  ж б . плита

Заполнение швов- цемелзаполнение 
ный раствор

ПЛИТКА Q
цементно- песча-

Прослойка из цементно- песчаного 
РАСТВОРА М Ш  -toмм
Стяжка из цементно-  песчаного 
РАСТВОРА МАРКИ 150 ' 20 мм
БИТУМНАЯ МАСТИКА С ПОСЫПКОЙ 
ПЕСКОМ
Гидроизоляция -  2  слоя ги д р о и ш а  
Ст я ж к а  -  бетон м ЮО -  30
Основание -  ж .б. плита

102.6

J 4 . 4

100.6

1 5

Ш 7

15А

1. На лестничных площадках сделать мозаичное/ терраццо/покрытие 
марки ZOO толщиной 30мм.

Т и п РЫЖА к /
ЙАЧ.ОТД. Рыбкина
ГА. ЛРХ. Норманн

Гахонстр. Мещ анов^
Ру к. гр. Кренева Ĵ LT '
Г г . А  РХ. Тоннинс кий
Ар х . Шмелева J/^ry * 1-
Провер. Ш ч и н с ш
Иорм-кантр. НОРМАНН

ПРИВЯЗАН

ИОВ. н2

ТП 4 f f - f - 1 0 М АР

Проходной пункт 
на 4 прохода

Пл а н ы  полов. 
Узлб/ / - 6

СТАДИЯ ЛИСТ листов

ГОССТРОЙ СССР 
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ j i zМОСКВА



Лист НА ИМЕНОВАН НЕ Примечание

/ Общ ие д а н н ы е

2 Схем е расположения элементов Фундаментов 
НАНЯЛИ НА ОТМ. - 038 Ц - f. too

J Сечения  1-t-r to -to

4
Сечения ft- H+tS-tS Приямок ПР1 ' 
Ф ундаменты  Фм1; Фм fa.

5 Схема расположения элементов Фундаментов 
и каналов, Ф р а г м е н т  плана 1.

е Схема расположения панелей внутренних  
СТЕН НА отм. 0. 000; 3. 000

/ Схема расположения элементов лестницы

8 Схема расположения элементов„ перекрытия; 
покрытия и  фризовых к а м н е й

9 ФРЙГМЕНГ ПЛАНА Z

10
Схем ы  расположения наружных стеновых 
п а н е л е й

белом ость рабочих. чгртеэкей основного к о м п л е к т а

11

Ведомость ссылочных и приллгйемых документов

Обозначение Н аи м ен о в ан ие Примечание

Ссылочные докум енты

5.008-2 вып /г-z
Сборные Ж елезобетонные к а н а -  
лы и тоннели из лотковы х 
элементов

(82- 81 вып. 0-1 
■ /-/; 1-3; з-f; з -2 ; 

4-// 5-1; б-(; 7-1

~Крупнопанельные конструкцийДЛЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ здании 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИИ с 
ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 30 М И ШАГОМ 
НЕСУЩИХ ПОПЕРЕЧНЫХ СТЕН СО Ц1дополнение к комплексной 
СЕРИИ 135}

1. 498- 28 ВЫП. 1
Стаканы для крепления крыш-
НЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ' ДЕФЛЕКТО
РОВ И ЗОНТОВ

ГОСТ 
135, 79- 78

Блоки БЕТОННЫЕ ДЛЯ  
СТЕН ПОДВАЛОВ

1238-1, вып. 1 ~Железобетонные козырьки входовИ ПАРАПЕТНЫЕ, ПЛИТЫ ОБЩЕСТВЕН
НЫХ ЗДАНИИ-

(■ 800- (5. выв 1
Унифицированные закладные и зде 
лия Железобетонных конструк
ЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
КОММУНИКАЦИЙ И УСТРОЙСТВ.

-ч • VI Плиты Ж е лезо б ето н  ныв для 
л е н то ч н ы х  Ф у н д а м е н т о в

П роект разряВоган в соответствии с действующими
НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ И ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЗРЫВНУЮ И ПО#.ЯР 
НУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ [СООРУЖЕНИЯ) 
ПРИ соьлтвнии ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОЕКТОМ МЕРОПРИЯТИИ

ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

Обозначение На и м ен о в а н и е Примечание

При л А ГАЕМЫЕ д  оку мен ты

КЖИ-ТТ1 Техни чески е  требо вани я  к
изготовлению сборных Ж елезо-
БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИИ

К Ж .И - Т Г2 Техн и ч е с к и е  требо вания  к

изготовлению  а р м а тур н ы х  ИЗДЕ-
ЛИЙ

КЖи- 1 Козырек К6 2Z-Z си
К & И - 2 Панели  перекрытия /7РС-С0. 15А

П Р б -б о . is  б

КЖ И - 3 Ре ш етк и  МР1
КЭМ1-8- Шль СТЕНОВАЯ 1ЛН15.153,5А ГТГВ 35- 3.5А
КЭ/СИ -5 Па н е л ь  1 пит зо. 15.: 3.5а Л ист1
К & И - 5 С Б Пи н е  ль (пнтзо. is. з. з а ЛистИ'З

К & И - 5 1 Каркас пространственный КП-1
К & И - 5 И Каркас плоский К - /

ВМ Ведомость: потребности в МАТЕРИАЛАХ

Ведомость специф икаций

Лист Наименование Примечание

Z
Спецификация к  схеме расположения
ЭЛЕМЕНТОВ ФУНДАМЕНТОВ И КАНАЛОВ

€
Спецификация к схем е расположения
ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН НА ОТМ. 0- 000J  J. 000

7
Сп ец и ф и кац и я  к  с х е м е  располож ения
ЭЛЕМЕНТОВ ЛЕСТНИЦЫ.

8
Спецификация с  с х ем е  расп о ло ж ен ия
ЭЛЕМЕНТОВ ПЕРЕКРЫТИЯ. ПОКРЫТИЯ И ФРИЗОВЫХ 
КАМНЕЙ

9 Спецификация k  ф р а гм е н ту  п лан а  Z

10 Сп ец и ф и кац и я  к схем е  располож ения
НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ

/. Р АБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ МАРКИ КЭ/С РЕП Г БОГАНЫ НЯ ОСНОВА

НИИ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ' ПРИВЕДЕННЫХ НА АИСТЕ АР'1 
%, 3/7 ШОВНУЮ ОТМЕТКУ О. ООО ПРИНЯТА ОТМЕТКА ЧИСТОГО

Ведомость объемов сборных:  бетонных и  э/селеэобетонных. 
конструкции по рабочим  ч е р т е ж а м  основного

КОМПЛЕКТА МАРКИ КЖ

Наименова нив группы
ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КОА

Кол-
м ъ

Прим е
ЧЯНИЕ

1 Блоки бетонные 583500 60. Z

Z Л отки каналов 585800 Л. 5

3 П литы каналов 595300 2.0

4 Ф ризовые камни 599800 3. 1
5 Панели покрытий 588(00 3.5
6 П а н е ли  перекрытий 584200 28. 4

7 Стаканы 589600 0 .4

8 Кровельные короба 589900 1.5
9 Панели н аруж н ы х  стен 583100 87-1

10 ПАНЕЛИ ВНУТРЕННИХ СТЕН И 
ВЕНТБЛОКИ 583Z00 47. 6

11 Элементы  лестни ц 589100 3. 6

ПОЛА, что соответствует абсолютной ОТМЕТКЕ 1____Л
3. Д ЯННЫЕ о грунтовых условиях ;

Нормативный угол внутреннего трения о. 49pqa, fZ8°)
Нормативное удельное сцепление Сн* Z КПв(о.02 кгс/м * ) 
Модуль деформации нескяльных Грунтов E*1Wm  nA(lso*fa)  
Плотность грунта ^ 1 8  т / м 3.
Ко эф ф и ц и ен т безопасности по грунту Кг - 1. 
Грунтовы е воды отсутствую т

4. Антикоррозионное покрытие закладных и  соедини
тель н ы х 'изделии выполнить з а  £ р а з а  п а к о м

М 3- (70(ГОСТ 1590 - 70*) ПО ГРУНТОВКЕ ГИ°~ 0Z0
( Т У В - 1 0 -  1 € 4 Z -7 7 )

5 П ри привязке проекта и  производстве р а б о т  
руководствоваться рекомендациями, помещенными 
в пояснительной записке выпуска 0-1

ТГнвГЩ
(М П .
Нач,т
ГЛ.ШСР
Рзк гр
СгинзК

К р е н б в а

Исполн.
Рашевский

Пров.
Я .  КОНТ-

Рызк.лк
ш
ML

BKktiPLA
вщлиов

Захарова
Х и т р о в а

TTPUB ЯЗАН

ТП 4 K -T -J0 .8 4

Проходной пункт на 
4 прохода

О б щ и е  д а н н ы е

СТАЛИЯ лист листов

ГО С С Т Р О Й  СССР
ПРОЕКТНЫЙ H H C T H D T N2

гМоа



CL - CL

zoo 1 0 0

сп ец и ф и к а ц и я  к схеме располож ение

(Г- (Г
Z5q юогт
т ? г

- 0 .0 6 $ 0.000

o.zeef' ' * ^  /Ы ш

-  f’Z60

~ Т ^ Т Ж| 5 II S ’
ж Ы  5  К

25СJ2&>G80
Ч Т~  * (880 ,

з )  19-19
0.080 !0&

М я т
ПОЪ.

Овозначение Наименование КоЛ. Масса
Е4-кг

U)UJ

5А0ЮИ SET 0 ИНЫЕ
т ГОСТ 15579 - 70 HpBCZLS.G - Г S3 i m
2 ГОСТ 15579-78 Ф6С 12.5.6 - T tz 790
ъ ГОСТ 15579-78 *P5C 9 .5 .6 - T 31 590
4 ГОСТ 15579-78 Ф6С Z4- 5.6-T 3Z 970

__ 5 ГОСТ 15579-78 Ф е с 9.ъ. 6 - т 53 350

Плиты для ЛЕНТОЧНЫХ °MDb
6 1.112-5 в- f <PA to. 2 4 -! 12 1520
7 1 1П-5  в.1 ф/l IP. /2-1 3 750
8 1■ 112-5 8.1 7°A Ю 8 -1 6 405

Плиты КАНАЛОВ

9 3.00G-Z ЬЫП.н-Я, f i t -8 68 40
10 3.00G-Z B b in i’ Z /73-8 Z1 50
н 3.006-2 B b in l’Z Пб^-З Z 4 1

ПОТКИ КАНАЛОВ
1Z 3.00 G -Z  Bbtnl-1 69 ПО
13 3.006-Z  ЗЫП- 1 A Z ft -8 zo 110
14 3.006-2 6 M ji-1 A 3 # -3 3 190

ИЗДЕЛИЯ ЗАКЛАДНЫЕ
15 ГОСТ 8509- 7Z L63* 6 53 п.м•
16 1.400-IS  e-1 МН 54В Ю.1 4.Z п.н

11 Ф ундамент <Рм 1 3
Пои Ф ундамент °Мм1ои /

Ма т е р и а л ы

З ет  он м а р к и  ю о ot4l мъ

16 Приямок п р 1 1
Сворочные единицы

13 3.006 -z  ВЫП. » -2 Плита лю д, -5 1 190
Материалы

дЕТОН МАРКИ 100 1.Ъ м*

Нагрузки на ф ннааненты  сн. ли ст  кШ -4.
^ Щ Г

5 щ

,№ »гю\ Z90

ШШШ

ТИП РЫ Ж йК
Нач.о тд , Ры б ки н а
Га.ш с т . 1 1 £

Рчк.гр. Нр е н в в я
Стинж РАШЕ0СКИЙ
Инш- КААЫНОв А
Проз . Р ашевский Щ и

В контр. МЕ(ЦЯНОв_

ТП 4f 6~S -30.64 к.д /е

П р о х о а н с и  п у н к т  н а СТАДИЙ АИСТ Л истов
1 1 Г V r\VW9* 1 v '  9 f м / , , м  '  f r r *

4 ПРОХОДА р Z
Сх е м ы  р а с п о л о ж е н и я  э л е м е н 
т а  еруНДЯМЕНТОВ, КЯНЯАЫ  

НЯ 0 T M .  -0 ,3 6 0 ,- 1 .1 0 0

Го с с т р о й  с с с р  
проектный ИНСТИТУТА 2

г. МОСКВА



тп
 ш

-ч
-з

п
яи

__
__

__
__

Ал
ьв

ом
 Г

-о. гоо
t - 1 -о .  030

3^
ш

Z90

4 | 4 Т ~ Т ~ Г
у и у | Я  у| 5|5[>а 5 1

Joo ||.гоо
210

“ I 5  I И  I ?  I п  I 9  I 5

5 1 51 S Г5 Н s T s l i  S I  J  ( j  M  5 r  J l  5 И У I 5 | Я Я

5000

©

i f w a c j h ,too 200

6000

100

©

г -t

3000

y °  

6000
210

<D ®

- 0 . I

Т/УТ

20^100

7"\- f  260
2 90 260

^ ■ V  ■ S ' W i
4̂ 1 * 5 0

6000

©

/00

з /
3 13 i j  i /

ZOO
•O. 0 8 0

iJZ

5 0 0 0

~̂ 1 .Z 6 0

LSO

Ь0О\

_t_1_1 \ \t i f f  1 /

«—
Т-
-

S

I
s - l " h r

6000

[Ыгг
-0 .0 8 0

i ---- -0 .0 8 0
IL

7- 7

4 # -0.0*0

-  K - Z 6 Q

Ш 0
Ш

.300 Бетон M loo,

iX
ДШ
i*®

до

s
3 J 5 0

ZO0

0 . 0 8 0

з - з

wo so

7-7

1Z60

- 0 2 0 0
" W  SV

ISO

8-8

7 -ff7

ISO

0 0 8 0

Щ Ш  fi^r - /. 2*0ГП Лз

5000

7 0 O ,  д о

/ o o j ^ o o

aE
aE

/7-/7
m

1

до

/5»
-O.ZOO

1 580 "^Pl-т- ^  J  ? T7- -g
Ч  . v  ; ■» . ■ л . V b *

to m s 500 ik 5000
75

hf

JE
ow

4 4

- 0 .  0 0 0

доо irit
0200

P - --------/,.1—  / J - S J ^ 7
ECZ

5000

©

350
,з I / I f

100 zoo

6000

®
©

4"°

©

0,000
ш о

j p o  ЗДО sf ^ ° [ £

 ̂I g 1 5 INI S| /—I

ocj *gg / '̂4°
*  П  З П 1 \СЫГ\\  5

| Д  I I *  I У  I *  У  I ^

TOO

© 6000

Гидроизоляция
ИА ОТМ. -О- 030

hr 500 J
боек

&

5 - 5

-0 . 0 8 0
aE

w
£ йLL —

92S
iOo

-------я— r “ — s— m --------2 Т7 "

SOL925 [
6000 6000  ̂ loti

< K )

/. Под лотками выполнить ПЕСЧАНУЮ подготовку 
ТОЛЩИНОЙ 100мм.

2. Под ФУНДАМЕНТПМИ И Б ЛОСЯМИ ВЫПОЛНИТЬ ПЕСЧПНУЮ 
ПОДГОТОВКУ ПО УТРЯМБОВАННОМУ ГРУНТУ, толщ. 100мм.

3. Нпруйсные поверхности летков КЯНПЛОВ ОбМЯЗЯТЪ
БИТУМОМ зя 2 р я з а .

If Швы МЕ&ДУ СБОРНЫМИ ЭЛЕМЕНТЕ МИ ЗЯПОЛНЯЮТСЯ 
ЦЕМЕНТЫ^ ПЕСЧЯНЫМ РЯСТВОРОМ у  ЯРКИ 50.

8 °о
f  1

SOt-
-0.200

l_и __ t__ 2 Л __ t - A 1W ^  -1, 2 6 0 2zж
ТП7Ж  Ш ЯЕШ Ч Г£

ПРНВВЗЯН
шш

1
1

1 ИМ H-__________ 1 1

f3

Е ТП 4 fS S -3 0 M  к э £ -
H i

H I
9Н
шш

Проходной п ун к т н я  
4 проход а

отлип ЛИСТ Листов

р 3

У
Сечении  1-1+ 10-WjU-iJ

1
ПРОЕКТ!

1

WlfKoi 
«ИН1 
г Моек

СССР
ТИШ N7
84

ton и ровна : 11/№'О! 4°срмт
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 1

11- N lb  lb

0. ooo
1 ,

-  0. 680

~ f. П О
-a U

-1.580 Z T
1-580

3 U . L
WO

sso
200

450

0
П р и я м о к  ЛР1

i мест? <p Gяi
ШНГ fOO^fOO

f t

$ 0 0 0

1 3 -  1 3

0. 680

1 L 100, 750 f
jlL u o .

rJJ5 8 .il

1 L

u°. :• J  /7 Y.-1)6
^ г ж т ж - 1  9 ь п у т > т уH a J /  Г /  / / 7 Л

Зк_

a t

ГО; г

t - 4

$00
,550 m

Ш

6000

/ 6 4 6

/Os -a  ago 
' ©У/ Нагрузки H_

M  ЛЕНТОЧНЫЕ ф Щ А Ш т  HA in.to, T S T W T

0 OOP 

-  0  J g p

-/.5У0

I k

3/

Mo
зас

Д нище выполнять
^  M l  5FT on А МЮО

0.000

8% м

-a0o:l8°{

//1 1 \
top
1>5С* у

z z

Г и дроизоляция  щ о 80
hr о т .  - о. 03i

-0. 080
At

o j m

Х -л Е
$000

J 2 8 0_
k k

- t & i r z F
г ~ К ?|зоэ,4оЫ
, 550 $50

Ф

noo trnso

1 9 -
o. ooo

Оси Ши МЕН
УСИЛИИ

НейлиЯ
Пъ1 П > {

чч;
Й>Т 5.70 6,43
M m 0,40 0.14
5(т 0,014 0,02

ч
Че

И 3,30 2,76
М тм dip 0,14
S t о,о 14 .0,02

с»
fyT т.чо 6,46
Щ тм 0,04 0,05
Дт 0,007 0,01

~

©

J^ o  
6000

Z(ty_ 10^100 20̂ ) too  F0t [ у  l 6Z0 l 1b\f f
± J w t £

6000 3000 m o

о ю о

Расчетная c x m  Фи1,Фи*& Та б л и ц а  нагрузок Фм1

\П
т У

( D  ®

-0.02В
Наим.
усил.

Усилия
П'1 0>1

8, 7С SJ0 5Х31
M m 0,14 ЦП
Щтс 0,08 0,011

3 /

1350 §

i / W T W T a  *

?  L

% Г:Ц

'81* 75^ ■ £ г

0.200

О, 68.0
о 1
е .

г - ^ -------

§ 1.100

п

О ВТО и М100 /  zoo {000 Z1 О Z90
/15

500

[ 5  1 5 2 7 0 -  О. Z80

125

( г )

ТИП
У ж т

РЫЭкАК
Рыбкина

Гл. кона м щ ан о з
Рук, гр . Т р е н е в а
Сг инзК. Рашевский 
И№е> Ряаыковд 
Пров, ряшевсшн
Н т т .  мищанрв

ТП 4 / 6 4 4 0 .6 4

П р о х о д н о й  п у н к т  н д  
9 п ро хо д  А

СЕЧБНИЯ 11-11+16-10 
Приямок. ПР1 
9*YNAAM£HT

U f a -

Стадия] Лист Листов

ГОССТРОЙ СССР
проектны й инантзт piz

г. Москва
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СхемА расп о ло ж ен и я  па мелей внутренних 
стен на отм■ 0.000

.1 i2_ lJL &
I--------- Г —  Г ё Ч Ч 1

С х е ш  Р А с п о л о т е н и з  п лн е ле й  в н у тр е н н и х  
с те н  на  отм . 3. 000 

, I  . 2  l L

5.690
I L

2.940

г.б9о~т
-0.06S

-А .

ф  ®

/ - /
29

5.690
3 ^

2.990
X

2.690 J '
-0 060

15-1-12 6-1

3
> J 5

1 ч
; ---it

3
• tI ?

V

/8
5.920

2 -  2

5-9(2

3 - 3
88

(9
64-09 

12000

J 0
6 - н  г

л
2. 920

29
6 -и г

Р ь
ю т

89

88
G-t- 56

а
$.890

29
19_

Л
2.940

Л
~Тг.б90

-0.060
Л

6-/-36

G -f’ 36
\ -

5.690
>P

'[i fn 2.940

to X 2.690 
-0.060

X
89

6-1-36
12000

6-1-11 6-1-36
6000

0  ®

к - ч 5 - 5 6 -6

89

л
5. ПО

г. 920
J Z

5.920

29

6 " ' 3 6 Ш о о

®

T r 1 2.940
Л

Т П 2.920 
- 0.060

nU

7 6000'--- ---------------------7

5.690

г  .9чо

3000*---------*

®  ®

'f7 2.690
-о. 06 0

__ ® ,

®

Спецификация к схема располож ен ия  
элементов

Марка
003. ОбОЗНАчание Наименование Кол. MAUA 

ей кг
Приме
чание

Панели внутренних стен

1 182-82; B. 3-1 П8 29, 29 % 3190
2 192-82: B- 3-1 П8Г30. 29.13 7 2150
a 182-82: B. 3-1 П8 14.29 9 (540
4 182- 82, 8. 3-1 ПВ15. 27 3 1560
5 182-82: B. 3-1 ПВГ15.27.8 2 950
6 182-82; B.3-1 2ПВГ 59.30.13-1 2 5560
7 182 -82} B.3-1 ПВ 28. 27 2 3080
9 182-82; 8.3-1 П6П 29.29. W 3 2330
10 182-82\ B.3-1 П6 29.29. 20 1 1540

Вентиляционные блоки

$ 182- 82} 8.3-1 6615. 30.38 16 2690

ИЗДЕЛИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ

M013 181-82 B.l-1 МС15 16 0.37
мои H I -82 6.9-1 МС17 2/ 0.53
M618 182-82 B. 7-1 МС18 64 0.62
MC2I 182-81 8.74 МО 21 36 0,20

1 Пан ели  вн утрен н и х  стен запроектированы  толщиной

169 мм из ТЯЖЕЛОГО 6ЕТ0НА МАРКИ /50-
2. Монтажные узлы со п ря ж ен и я  п ан елей , зам аркирован 

ные на дан н ом  ли сте , см о треть  в СЕРИИ 182'82 
вып. В-1 и вы полн ять  * СООТВЕТСТВИИ с указан и я м и  
пояснительной з а п и с к и  серии

3. М он таж  в н у т р е н н и х  п а н е л е й  п р о и з в о д и ть  в с о о т в е т с г

ВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СЕРИИ /82-82 ВЫП. о '

П Р И В 3 5 А Н

Х Н В .Н 2

тип
НАЧ. рта.
ГЛ конст.
Рук.ГР.
Ст. ИНК.
Ним.
Пр о ш .
К КОНТР.

РЫЖ А К
РЫВКИ
МЕЩАН 06
КРЕН&1
РАШЕВСКИЙ
Уа АЛОВА
ХИТ Р06 А
Мещанов 3 S 3 :

ТП  4 / J - W 0  8 4 №

П р о х о д н о й  п ун к т  
НА Ц ПРОХОДА

Схемы расположения пане- леи внутренних стен на
ОТМ. 0 000; 3.000________

стадия Лист Л и с т

ГОССТРОЙ СССР
П Р О Е К Т Н Ы Й  И Н С Т И Т У Т  N  £  

г. М о с к в а
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Схема расположения элементов перекрытия 
ее 66

6 -t - t e

Схем а  расположения элементов покрытия 

№. 3680 Н60 66

Схем а расположения <рризовых камней

Фрагмент плана 2

№

г а .. \ ts\ 1 \ г

6000 6000 3000 $ООО

1--------- —1 2100 С

Ф Ф ® © ©

1. МонТАЖ_ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ВЕСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕ60ВАНИЯМИ 
СНи П а . 16-80 .

Z .Зап о лн ен и е  швов м е ж д у  п ан еля м и  вы полнить  по узлам  серии 182-& вып. 6-1 

5. На гр уз к а  на п о к ры ти е  принята  Ц50 к г  с / м ь.

Марка
поз. Обозначение Наименование ktOA. Mama

еш if
•

Панели покрытий и перекрытий
1st-а вып. 44 ШКЧ.Б- Go. 30 % S5SO
18%-8% ВЫП. 44 ltlKH.S-60. 15 9 1750

_3 m  - st вып. 44 ПКЧ.Б' ёО. IS 4 2800
_ и tst-st вып. 4-1 niOO.S-S7.IS IS 1700
___5_ м-в% вып. 4-1 ПК. o.s-бо.зо $ ББ00
__Х_ is t-s t вып 4-[ ПК. OS- 50. 30 s Z1SO

7 m -sz вып. 4~1 tflK. K.S-ЪО.ЪО 4 Z750
8 ISt-St вып. 4-1 tnt. u:s-3o. ts 1 №
9 18t-St вып 4-1 HKO.s-ti.is 1 1300
10 кжи-ь ПР6-60. ISA 1 2375

. // KttCH-l ПР6-ВО. /55 1 237S

Козырек
<г КЖИ-1 ИВ t t - to . 4 IZSO

Вентиляционный короб
-JP f8Z - 8% вып 5'/ KBC-tS.S.O.S 1 500

Ж елезобетонные стаканы
_]Ч 1. 090 • %Ч вып ! CS7A-I i Z90
.__ _ Фризовые клмуи
~ л № - 8% 8ЫП. 5-1 £ + -30.5.5-0 (8 350

18 tst- st вып. 5'1 К+У-30.5.5-0А b 310
п 1s t -st ВЫП. $4 tc+y-зо. s.s-on г 310

Изделия соединительные

м а е tst-st вып. 1-1 Mtts Z1 0.8%
Mctt 181- St вып. 1-1 MCtl 43 o.zo
МС38 m-8% ВЫП. 0-1 MC3S 31 0:38
мсгь t8t-8t вып. 7‘/ MC Z4 1z OMl
мс$ tst-st 1ЫП. 7-1 MC5 4 0.Z9
мае №-8Z Вып 7-1 MCZS 8 o.zt
MCZS m - ь% ВЫП. 7-1 Mas 14 0. $5
МС39 181-8% вып. 14 MC 38 8. 0.22
мш in -8* ВЫП. 7-1 MC 40 8 0. Б6

-
Мб tsi -St вып. 14 MC6 10 0.2S

ТП Ы6-?-30 64 Mott

Проходной пункт
на и ПРОХОДА

Стла*>9\ /\*ст

Схемы РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗА в КЕН' ГОв ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ 
И ФРИЗОВЫХ КАМНЕЙ

в
л истое

Госстрой ссср 
П Р О Е К Т Н Ы Й  И Н С Т И Т У Т  N2 

г. Москва
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Ф р а г м е н т  п ла н а  1

ОТ В. З А Г Л У -

а| .

щщ
53С> ъ

1

2-2

г  V —---------------<
1

t
г  *

т ы и OL1
Г ~ I ^ 7 1 _ %17
w z
7SO 750 15оъ/ 57С!L ISO 750

1 /  115 щ Л

300 0

s, 9го

3-3

Арм ировать по месту, / ф — <D  
фб At ш. too* юо

6Q 450 $р

, п  . . . . . . . . J

Г Г “ 1 \ [ 7

щ Х С к О *

Г
.  7S0 I /500 . /  г 1500 L

I /

5,920

5,920

® — © Сворные вентиля
ционные ел о/с и

’ кжжжй'
СВОРНЫ£ ЛС.В. 
ПЛН7Ы п о к р ы т и й

Ма р с а
поз. Оеозийчение НАИМЕНОВАНИЕ Кол. Масса 

6А. кг.
Пр и м е 
чание

&ентил9ционные короба

1 182-82 вап. 5-1 КВ К -  15. 9. 4. 5 2 5оо

% 181-81 8ЫП. 5 -/ К А К -15.8. 4 4 700

Железобетонные стаканы

3 1.494-24 ВАШ / С Б 7 А -1 2 290

Х о тк н  КАНАЛОВ

4 2.006-2 ВАШ. Ж Ч Л Ц - 8 16 Но

Плиты КАНАЛОВ

S 3.006-2  ВЫЛ Ж -2 Л З -8 6 50

е ГОСТ 3509-72* 0.63*6 ю. л. 3t2S

при  ВАЗ ан

и Li t  ii Q

ГИП
Начата
и. ко на
Ру с  г а

Стин*
Иною.
Провар.

р ы ж й к
Рыбкина
M W ahl
СренезА
Рашбвосн
Хит ров а
Раш е веки и

Й. конга МШАНов ~Ж~

ТП 4/f - Г - W M КЖ

Пр о хо д н о й  л  у  н е т  
на (/ ПРОХОДА

ф р й г м е н т  П ЛАН А i

Стадий Аист Антв

ГОССТРОЙ СССР 
П Р О Е К Т Н Ы Й  И Н С Т И Т У Т К А  

Г Мб С IT'S А



ТП
 4

Г5
-5

-3
0.8

4 
Ал

ьб
о

м
 I mo WSft

5.335

64-42

1820

2.735
i .

0.820

-0.06S
i .

2B

Сх е м а  р а .с п о л о ж е н  и si стен о вы х  п ан е ле й  по оси „ А ”

_ 96 36 уд 1$
6-1-38

1

22

13 22

1-15 6-1-33

14

13

5000

22 14

19

па 2
6-1-ОТ 6000

6-1-15 по 85

14

иг§т
6-1-м3000

13

35
6-1-15

13

26

21

105
6-1-42

Ж
■6000 т п г

10

15

6.520 6-1-42

5335

3.820

9

11

2.335

0.820
„ -.-4 <_

а

и
-0.065
____ А '____ 17

Схема расположения стеновых панелей по оси „ 6
36 36 ай

ПО 106 
6-1-42

1. На р у ж н ы е  стеновые панели  приня 

ты иь легк о го  бетон а  с объемным  весом  
в сухом  состоянии  } f -  900**/ м 3 ;

2. Монтажные УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ па
нелей, залакированные на данном

____  ЛИСТЕ, СМОТРЕТЬ 8 СЕРИИ 182~82 ВЫП.
6-1 и выполнять в СООТВЕТСТВИИ с 
УКАЗАНИЯМИ ПОЯСНИТЕЛЬНЫ! ЗАПИСКИ 
СЕРИИ

J . Мо н таж  стеновых панелей про
изводить 6 СООТВЕТСТВИИ с ТРЕБОВАНИ- 

106 ЗМИ СИ И П $ -1 6 -8 0  и СЕРИИ 182-82, 

6-1 -42 ВЫП. 0 -1 .
4. Лицевую сторону наружных па

нелей ОФАКТУРИТЬ, ОКРАСИТЬ или 
ОБЛИЦЕВАТЬ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ. 
llBET ОТДЕЛКИ ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕ
ЛЕЙ ПРИНЯТЬ контрасный по отно
шению  К' ОТДЕЛКЕ РЯДОВЫХ НАРУЖ
НЫХ ПАНЕЛЕЙ (СМ. ФАСАДЫ А. А Р 'З ).

D © ©
Схема р а с п о л о ж е н и я  стеновы х панелей  по оси б'

Сх ем а  р а с п о л о ж е н и я  стеновых панелей  по оси „ Г  
95 96 в г

6-1-38

10
СПЕЦИФИКАЦИЯ К СХЕМЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ

элементов сборных конструкций

Марка,
поъ. I Обозначение Наименование Ш. МассаЕД.КГ

Приме
чание

Стеновые панели
1 182-82, 8.1-7 In SO. 12 3 6 2200
1 182 -82, В. 1-3 in 30.12.3 2 1200
3 182-82, В. 1-3 1П30.15J 2 1500
4 182-82, 6.1-3 1П 60.15.3 6 3200
5 m -sz , в. 1-3 070.53 2 7000
6 182-62, В. 1-3 htoj.3 4 2100
7 182-82, .8. 1-4 ЗПНТ 31.12.3,5'1 2 то
8 182-82, 6.1-4 1IJHT 30.12.3,3 4 1200
9 182-82, 8.1-4 zmrr 31.12.3,3-1 2 1300
10 182 - 82, «.г-4 ЗПНТ 3115.15 4 1700
11 162-62, в.1- 4 2ПНТ 31.15.3,5 4 1100
12 162 - 82, в. 1-4 1ПНТ 30.15.3,5 3 1500
и 182-62, B.1-J П8.13.3 12 500
14 182-82, В. 1-3 1П13.13.3 8 800
15 182 • 82, 6.1-4 зпнт m .u 2 1300
16 162-62, 6.1-4 ЯНТ 30.93,5 4 1000
17 182-82; в.1-4 2ПНТ 31.9.3,5 2 т о
18 182-82, 8.1-4 ЗОНТ 31.13.3,3-1 2 мао
19 182-62, 8.1-3 /77. 24.3 8 (00
20 182-82, в.1-4 2 ПНТ31.15.1,5-1 2 то
21 182-82, 6.1-4 1П 30.13.3,3 1 то
22 182-62, в. 1-3 4 n 13.13.3 6 900
2J кз/си- 1ПНТ 30.15.15-A t 1000
24 182-82, В.1-4 1ПН15: 15. 3 J 2 300
25 182-82. В.1-4 ПН 8.15.3,S 7 500
26 162-62, 8.1-3 П30.13.3 д то
21 КО/СИ-5 WH15. IS.3.5-A 1 900
28 кжи-4 OH 8.15.3,S-A 1 500
29 182-82 В. 1-1 86.15. 3,5 1

ЙБД ЕЛ ИЯ СОЕДИНИТ ЕЛ Ь НЫЕ
мсз 182-82, в. 7-1 МСЗ 34 0.31
МС14 182-82, В. П МС14 44 0.28
шсзг 182 - 82, 8.7-1 Ж 32 6 0.34
м еш 182-82, 8.7-1 МС 33лев. 9 0.77
МСЗЗпр 182-82, в. 7-1 МС 33 пр. 9 0.37
МС8 '182-82, В. 7- 1 МС 8 18 0.40
met 182-82, в . 7-1 MCI 69 0.45
МС2 Г 182-82, 8.Т1 МС2 52 0.34

гип Ры ж а к
Па ч о тд . Ры бкина  '
Гл.ш с тр . Мещанов
Рук. гр. Крене&а
Ст.иняс. Рашевский
Инж У д а л о в а

Про вер. ХИТР08А ШгАН. контр. ШЩаЩ~

ТП 41S-5-30.84 К Ж -

Проходной пункт ПАЛИЯ лист листов
НА 4 ПРОХОДА Р 10

СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ 
НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ

панелей

ГОССТРОЙ СССР
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТлГг



Z1

Ведомость Рйвочих чертежей основного комплекта

/!исг Наименование Примечание

1 Общие данны е

Z COCSMbh РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЫ РМ 1 И 
ЛЕСТНИЦЫ ЛС1

Техни ческая  с п е ц и ф и  н а ц и я  стали

бид
ПРОФИЛЯ и 
гост, т у

Марка
МЕТАЛЛА 
И ГОСТ

Обозна
чение и 
размер

ПРОФИЛЯ
(мм)

5
?
%

Код

Ко
ли

че
ст

во
(ш

т)

\

1

Масса металла no
эл-там КОНСТРУКЦИИ

у~
<эсГи
о«сГ
СИ«5С
ю

Масса потреби о т  
в метле п от?
ТАЛАМ (ЗАПОЛНЯЕТ
СЯ изготовителе)?

За пол' 
няется

&U,

М
ар

ка
М

ЕТ
АЛ

ЛА

1

os
II

«г;

«̂5Sr***

X JT ш жКОД ЗА-ТА КОНСТРУКЦИИ-J Z ъ 4 5 6 7 8 9
Профили зам
ни у ты е квад
ратные ту 
1*г2: 36 h 79

ТУ 14--
-/-воге-

-ВО

тип zoo* е 1 im o 7711S 2,02 2,02

ПРОФИЛЯ 2 Tina 2,02 J A Z .
Лестницы и * ПЛОШшАЛ ки г 0j5k_

итоге?МАССА МЕТАЛЛА 4 2,02
6 тем числе
ПО МАРКАМ

встЗкп2-1 5 2,02

Масса постав- 
ми элем е н  -
ГОВ ПО СВАР' 
ТАЛАМ

1 6
а 7
ш 8
а 9

«оч=
12

Ведомость нетала о конструкции по вилам профилей
^ Л - иА/*К>Л 1У/Г.'

НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТ
РУКЦИИ по ирменклА'
ТУР Е  ПРЕЙСКУРАНТА

O h  09

Z—

S?
es

Ci
t t
Qs

4

S i

1

МАССА КОНСТРУКЦИЙ (Г )

a t  ^
If

§
4 :

I ' f lHi
nw e>ИДАМ ПРОФИЛЕЙ СТАЛИ

&
U J

« s o

*  £  
V |

I s
J o S
5 J± *J

si
R-pil

1 -A

i §

i P

Vl ̂  

§  ^

w z .

i l l

чь

1

t
< 1

1 z 3 4 5 6 7 & - L _ fd f t  , t z 13 f l / 5 16 17 18Рам а  ю о з ы р ы с а 2,0,Z 2,02
Л е с т н и ц ы  и  

п ло щ а дк и
526242.52624-г 0,34 t.4 .59 '2

И то г о 2,0Z
КОНТРОЛЬНАЯ

СУММА

ВЕДОМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПО МАРКАМ М ЕТАЛЛА

Ти п о в о й  проект разработан в с о о тв е тс тв и и  с  действующими

НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ И ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЗРЫВНУЮ И ПОМАР' 
Н №  БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ) 
ПРИ СОВЛАДЕНИИ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОЕКТОМ МЕРОПРИЯТИИ

Главный инженер проекта Л ^ / Р ы ж а  к  /

На и м е н о в а н и е  к о н с т 
р у к ц и и  ПО НОМЕНКЛА

ТУРЕ ПРЕЙСКУРАНТА
01-  09

Пози
ции по
ПРЕЙС-  
КУРАН- 
Р1-09

№

СТРОК
КОД

КОНСТ

РУКЦИИ

КОАИЧ.

ш т

МАРНА

МЕТАЛЛА
l

i
s

t
'ё

1 г 3 А S 6 — т ~
РАМА КОЗЫРЬКА 1 бет 5 кп21 2,02
(ЛЕСТНИЦЫ И # 

ПЛОиСАДКИ 2 бегз Ю12-1 0,54
И т о г о 3 z,oz

В> том ЧИСЛЕ по  
МАРКАМ МЕТАЛЛА 4

Вст 3 КП 2-1 2,02

к -  вес к о н с т р у к ц и й  н е  у ч т е н  в  о б щ е й  массе металла

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

ОбозмячениЕ Наименование Примечание

Ссылочные
д о к у м е н ты

ш з -  Z  
вып 1,2

С тальн ы е  лестницы? перелод - 
НЫЕ ПЛОЩАДКИ И ОГРАЖДЕНИЯ

I  Равочпе ЧЕРТЕЖИ МАРКИ км РАЗРАВОТАНЫ на основа
нии исходных данных, ПРИВЕДЕННЫХ НА аисте АР-1

Z. Конструкции раэравотаны применительно к, Щ снего - 
ВОНУ РАЙОНУ, IВЕТРОВОМУ РАЙОНУ с расчетной ’темпера
турой -ъо° с .

5.Пои РАСЧЕТЕ и проектировании стальных конструкции

ВЫЛИ ПРИМЕНЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ НОРМАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
а,. СН и Пн • 23-81 „ Стальные конструкции Нормы 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ".
П СНи п й -6-74 „ Нагрузки и воздействия. Нормы

ПРОЕКТИРОВАНИЯ Г
4- <5/4 УСЛОВНУЮ ОТН 0.000 ПРИНЯТА отм чистого

ПОЛА , что СООТВЕТСТВУЕТ АБСОЛЮТНОЙ ОТМЕТКЕ
5. Материалы для  сварки принять в соответствии с 

ТАВЛ. 55 СН и П 6-25-81
в. Изготовление и монтаж стальных конструкций дол 

жны  производиться в соответствии со СНи ПШ - /i9-75 
пМеталли чески с конструкции . Правила производства и 
приемки равот “

7. Все металлоконструкции защищаются от коррозии 
путем покрытия лаком ПФ -170 с 10-15 °/о алюмини- 
вой ПУДРЫ (гост (5907- 70*) ПО ГРУНТОВКЕ ПЙР- 020 
(ГОСТ 18186-79).

г п ПРИВЯЗАН

—

I

\инвн• I
тип рыжик ,

ГП  416-^-^064 ICMНЛЧ ОТА Рыакинй
Гл ко нет. Меткой
Рук гр Крене з я~
Ст инш Ршевсний
Инш Х итро в я ]М »л Проходной пункт

НА 4 ПРОХОДАПгов Иренввя шшшштН КОНТР Нещлноа -
Общие данные Госстрой ссср 1 

ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИ1УТ N 21_________
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П0ДП. ПЛАТА ВЗЯМВНШн

1. При и з г о т о в л е н и и  с в о р н ы х  ж е л е з о б е т о н н ы х  
ИЗДЕЛИИ с т е н о в ы х  П АН ЕЛЕЙ  1 П И Т 15. / 5 .  3 .5 /9
ПИ8. 15. 3  5 / 7 ;  КОЗЫРЬКА ИВ 2 2 -2  л, П А Н Е Л Е Й  П Р 6  -6 0 .1 5 А )  
ПР6 -  30. 15 Я. ПР6 -3 0 . /55 , П вг. 30. 21. 13Я ,  З Ы П 0 А Н Я Е - 
M*LX  я л '70 ТИПОВЫМ СЕРИЯМ  1. 2 3 6 - 1  ВЫП. I  
{ 8 2 - 0 6  з ы п .  1 - 1 ,  1 - 4  4 - 1 ,  3 ’ 2  , РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ
УКАЗАНИЯМИ СООТВЕТСТВУЮ Щ ИХ СЕРИЙ.

Z. Сбо рны е  ж е л е з о б е то н н ы е  пяиеаи  марши P i
ИЗГОТАВЛИВАТЬ
ТРЕБОВАНИЯМИ

В СООТВЕТСТВИИ С ТЕХНИЧЕСКИМИ 
ПО ГОСТ 11024-72.

3. Марки  б е то н а  по м орозостойкости  п а н е л е й
МАРКИ П-1 ДОЛЖНА ВЫТЬ НЕ Н И Ж Е  М р Ъ Z S  ПО 
СН И п й -  21-75.

4.Марка вето н я  по водо неп ро ниц аем ости  п а н е л е й  
МАРШИ п-1  ПРИНЯТА 32 по СН и П к -2 1 '7 5 ,
С Н  и П н - 2 8  -  7 3  *

7 7 7  4 1 6 У ~ Ш 8 4 Ааьбом Т

{.Мате р и а л  и з д е ли й  -  с т а л ь  к л а с с а  д с т з  кп2 
по гост

2.Арм атур ные к а р к а с ы  выпои н и ть  при помощи 
КОНТАКТНОЙ ТОЧЕЧНОЙ с в а рк и  ПОГОСТ 1 4 0 9 8 -6 5 ¥

,3  Плоские к арк асы  6 - 1 , 1 4 - 2 9  по серии 
182-82 ВЫП 1’ 4 И КАРКАС /С"! ОБЪЕДИНИТЬ В 
простран ствен н ы е  к арк асы  при помощи сварк и
МЕЖДУ рО&ОЙ КАРКАСОВ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
СТЕРЖНЕЙ.

С варки в ы п о л н я ть  э л е к т р о с в а р о ч н ы м и  к л е щ а м и  
или д уго в о й  ЭЛЕКТРОСВАРКОЙ■

4.А р м а т у р н ы е  и з д е л и й  д о л ж н ы  о т в е ч а т ь  гр е в о  
ВАНИЙМ ГОСТ 10922 -  75.

5.ЙНТИК0РР03ИИ Н ОЕ п о к ры ти е  з а к л а д н ы х  и з д е л и и  
вы п о лн и ть  з я  дн я  р а з а  лак о м  п ° р - п о
ПО ГОСТ 15907- 70* ПО ГРУНТОВКЕ П Ф -0 2 0  
ПО ГОСТ 1818G - 79 *

OLtC.V DUO

Гл.конст.
rblolbnnrr
МЩЯНОЛ- - p i r - T f l  4 f £ - $ - 1 0 .8 4  К Ш И - ТТ1рук. гр . Крвнеея ~

Станин
И т .

Рашевскм
Х итгозя 1— Te X H  ИЧЕСКИЕ ТРЕБОВЯ - iM tik iw b tiis i Ш Ш ЗШ \

Пгое. ~&Р£НЕвЯ J W ? — н и я  К ИЗГОТОВЛЕНИЮ -  р  I '  I * .
Н контр. Мещанов 4 W ~— СВОРНЫХ Ж ЕЛЕЗО БЕТО Н  ГОССТРОЙ СССР 

ПРОЕКТНЫ Й И Н С Т И ТУТ и г  
г. Москва—

Н Ы Х  ИЗДЕЛИЙ

НйЧ-ОТй. Рыбкина

77? 4t6-S-ЗОМ К $ Ц -Т Т 2Гшнст. Мец я н о л -
РУК. ГР. Кренвзя

-in— —̂
f e l l .ст.ит. 3 1 $ 1 У

Технические т р е б о в а - 
ния к  и з г о то в л е н и ю  
а р м а т у р н ы х  и з д е л и й

СТАДИЯ Лист ЛистовИЛЖ- ХИТРО&Я щ г р 1 1Пр о в . Креиевя ГОССТРОЙ СССР
ПРОЕКТНЫ Й И Н С Т И Т УТ  ТС2 

г. Москва

Н-контр.ЧЧшянсв J b ^

I1ю§ О дО З Н А Ч Е Н И Е НАИМ ЕНОВАНИЕ &>Л. Прпнеч.

Сборочные единицы
{ 2 3 6 - 1 ,  ВЫП. f ЮОЗЫРЕК /СВ2 2  - 2 1 со всеми 

эякл. изд
Изделие закладное

i / 4оо -1 5 ; вып. О; 1 МП W5 - 3 4

Остальн о е  сн. с ери ю  1.23S-1 аып.{

Ь едомость расхода СТАЛИ ИА ДОПОЛНИТЕЛЬ
НЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, КГ

/ - / М а р к а

Изделия ЗАКЛАДНЫЕ

Ощ ийАРМV 
КАЛ

ПУРЯ
сей ПРОНЯТ

МЯРЮИ

ЭЛЕМ ЕНТА
АШ В С т з  шп2

г о с т  
578 / "  8Z

г о с т
ЮЗ -  76 РАСХОД

а - 8 -6
КВ 2 2 - я я 2 1,3

Няч.отд. РЫВКИНД

ТП416-3-1Ш КЖИ-1Гл. конар. Н тя н о е
Рун-гр  . Кр е н е в й '
СТ-ИНЖ- $ X: а

К о з ы р е к  И В 2 2 - 2 АИспод к Зяхяровя М т г-
РПровар- Рашезский

'Н.контр. МЕшнав..
ЛИСТ \ ЛИСТОВ

ГОССТРОЙ СССР
ПРОЕКТНЫЙ И Н С Т И Т У Т  Я 7  

г. Москва



И на ыпола ПОЛНИСЬ И ЛЙТЙ £ 1 21

Рис. 1

1-1

3,40 100 Ш о
5960

Рис. Z

2 -2
~ р Г~  Г Г

/..о <5 й- ■-£> у  ■■<= "1 FI 1. *• X -с? -*■/■/ й
Z650 ZS10

5980 (60

тп 41е-&-шв4 Альбом L
-  V-

I
£ 1 § ОБОЗНАЧЕНИЕ На и м е н о в а н и е &0Л.

Приме
ч а н и е

С борочные ед и н и ц ы

i S Z ’ BZ,  ЗЫП.Д-1 ПР6 - в о  -  (5 со всеми
ЗЯМ. из а -

Д е т а л и

( K tfe t -Z ФЮАШ/РСТ 578Г82, 6*/3€0 4 0,6
П еременные д а н н ы е  для исполнении

m n - z
1 ти-2 .1 -01 фюяш, Г0СГ57ВШ, е-- / 4 6 0 6 0,3

№*-2-01
f (СЖИ-2.2 Рюйш, тост 51ъ\~ 8 2 , е н т 4 0,3

Остальное cm. 182-82, вып. Д-1

ОбОЗНАЧЕНИЕ Марка Р и с

m n -z ПР6-60-/5А 1
-01 ПР6-60-/5& 2

ведомость расхода стали на один элемент, кг

Марна
элемента

изделия арматурные
АРМАТУРА КЛАССА

ТШГ
ГОСТ 5781 - 8Z

4>10 итог
ПР6-60-/5А 8,6 8,6 8,6
ПР6-60-/5Б 6,8 6,8 6,3

НАЧ.ОТЛ■Рыбкина
Т П 4 Г е - Г - Ш 4  Ш И - 2ГЛШСТР. Мещанов -

РУК. ГР- Крем ев r~
С Г И нэ£. Рашевским

П ан ел и  п е р е к р ы ти я  

ПР6 ■во -(5Л; ПР6 -60 -155

стия Масса Масштав
Исполн■ЗАХАРОВА
ПРОВЕР- Рашевский £ ^
Н-КОНТРМешаш

Лист \Листов
ГОССТРОЙ СССР 

ПРОЕКТНЫЙ И Н Ш Ш .М 2  
МОСКВА

1 2 тта

1 1 гГ>с> Обозн аче ние Наименование Кол. Прим.

А втааи

! Ыгплпи 5-36*36* 4- ГОСТ8509- 72* 
вега нп 2 . гост 535- 7 а

6-Z94C м л Z. <6
Z Пг,лп~/> & Ч* /в ГОСТ 103- 76 

1WAÛ &СТЗ КПZ ГОСТ 53S-19
6:420 3 0,24-

ъ Ппяпга 5 5*30 ГОСТ 103-76 
1 тос* ВСТЗКП2 ГОСТ535-79

е=9ю 2Ъ U 4

I L - .

1в с п е ц и ф и к ац и и  в г р а ф е  „ При м ечан и е" указана
МАССА ОДНОЙ Д Е Т А Л И  3 К Г

%. Сварные ш вы h  = 4 мм.
3. Материал реш етк и  В С т 3 кп 2~/ по

Г У  / 4 - /  -  dOZB -80.

4. Р еш етк у  окрасить  з а  2 р а з а  л а к о м  П°Р 'ПО  
/ГОСТ 15907- 70*/ ПО ГРУНТОВКЕ* ПФ>'0Z0 /ГОСТ 
18188-79).

НАЧ. ОТАРыбкина
ТП Ш -Г -З О М  Ш И -  5ГлконетрЛ АП К ИМ - е = = £

РУК. ГР- Крене В А
Ci лнщ. Рашевский т Л '

Р е ш е т кл  М Р 1
СТАДИЯ МАССА МАСШГЙ&

инш- Х итрова
Р 3 3 ,3Пров. Рашевский

Н- контр. Лапкцн. .
лист \ листов

ГОССТРОЙ СССР
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ J f  2

п Моем ел



я̂ПГПОАЛ ПОДПИСЬ и ЛАТА тМ£НКНВА
ТП 41S-S -30.8A Альвом!

Р и с .  1

1-1

&««•г

т о zoo

тт 
11

i-L
н
14во

11 %
[\J_ 1

к

* QO

&

Р и с .  Z

200 350 Z -Z
ьою
at

1 У

1 1
1
1
->*

ш 1

т
&
1 3 '“ 1

1 1 1 '±

ы

В едомость расхода ста а и mb дополна

К ирка

ЭЛЕМЕНТА

---------------г ,  , ,  Г  ,  , . .  .

И ЗД ЕЛ ИЯ ЗАКЛАДНЫЕ
Общий

расход

АРМАТУРАКЛАССА Прокат марки
ДМ Встз кп 2

ГОСТ 5.1759-72* ГОСТ 105-76
</><4 S-ю

ЮН 15.15. 3.5А 1,3 5,1 6.4
Ш8. (5. 3.5A 1.3 5.1 6.4

Овозна чение

КЦбИт тт  1

/е ж и - s e e

icdftu- 5 .1

т -  s z  в . 1 - 4

/82- e z  в. 1-4
т - в г  в. 1-4
fez - ez B.f-k
1.400 -/5 5 0.1
tsz- e z  a t-4

Н а и м е н о в а н и е .

Д о к у м е н т а  ц и я

ТЕХН И ЧЕСКИЕ тР Е В О В А  ~

Кол. Прим.

иия к изготовлению
сворных железо бетон
н ы х изделии
СбОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ
СбОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ
КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ

КП\
Изделия закладные

м 7
М W
М 15
М/6

ММ 136-6
Петля подъемная пъ

ПРОВКА ДЕРЕВЯННАЯ 60*80Н2С
Материалы

5ЕТ0Н М75
Цементный раствор мюо

Дерево гост вЬВб-бб

0,83

0,17
0,001

л.2.ъ

2,92кг
0,82кг
1, 77кг
0,74кг
6,4кг
1,15кг

М 3
М ъ
М'

Ш ота Рыбкина
Глконст. ЛАПКИН—
РУК.ГР /Тренева
Стин т Рашевский ✓

инш. Х итрова Ш \
Пров. Нренева b L > -
Н КОНТ! Л апкин H L owP 1

ТП 4fd’ f- Ш 4 К % И - 5

Панель ШИТ зо./5.3,5-А
r- fСтадий Лист листов

Го с с т р о й  с с с р  
п р о е к т н ы й  и н с т и т у т  I f  Z

Г. МОСКВА______

i i$1
Обозначение Наименование КояПтн

Локументлция
/еж и-т Технические тревовп-

ния к изготовлению

СВОРНЫХ Э/бЕАЕЗОВЕТОН-
пых излелин
Щ П-4 /ШИ 15.15. 3 5-л/

Сборочные единицы
182-82 ВЫП. 1-4 Панель /П//./5./5. ъ,ъ еодсЕни

ЗД/ /.40045 ВЫП. 0,1 Изделие закладное МП/56-6 1 6,4

ш и -ч о1 / те . /5. зе 5-я/
Сборочные единицы

18Z -82 ВЫП. 1-1 ПЯНЕЛЬ г?/18. /5 3, 5 :о всеми зд
1 1.400-/5 вью. о,/ Изделие закладное МН/36-6 1 6.4

Обозначение Марка Рис

к ж и - е /пнтзя 1
01 (IW6.3M 2

ТП4Г6-Т-30.84 К Ж И - 4 -

П ПН ЕЛЬ СТЕНОВПЯ 
1ПН 15.15 5 5 -А
nt1S.l5.5S-A

ш ш  ш ш ш  ш ш т

лист \ листов
ГОССТРОЙ СССР

прпектный шит кг
г. Москва

/ з з  о 9ZO 730

V— F
2980

Все За м аркиро ванн ы е  УЗЛЫ СМ. СЕРИЮ (82  ‘ 8 2  в. 1-4.
П анель  м а рки  1П НТ 30. / 5  3 ,5 -А выполнить в опалу вне панели  
МАРРИ f ПИТ 30. /5 . 3 . 5  ПО СЕРИИ 1BZ-BZ В. 1~4 и 
ДАННОМУ ЧЕРТЕЩУ.

Шч-ртд. Рыбкина
Гл. ко негр Нешдндя
РУК-ГР. /Тренева У/Т'~
СтинШ- Рашевский 1

Инм. Х итрова Н-)
ПРОВ. кренева &4гп
Иконтр. Н ем  ноя..

5  С 5

П п н е л ь  1 П Н Т 3 0 . 1 5 . 3 5 - А
tSEiffZEl

J юоо  | V .

лист г  [листов
Госстрой ссср

п р о е к т н ы й  и н с т и т у т а
г. МОСКВА
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бед о ноетЬ РЯС Х О Д Я  СТЛАН НА один э л е м е н т , к г

М а р к а

ЭЛЕМЕН ТА

ИЗДЕЛИЯ ЯРМАТУРНЫЕ
АРМАТУРА КЛАССА

&С1Т0B p I f l l fltJl
ГОСТ ГОСТ 57$1’ 8Z ГОСТ 5781- 61

4 Итого 6 12 Итого ’ 8 ‘ /О Итого

1lW T30.IS.3Sfl f,9f 1,91 6,69 0,72 7,4-1 0,26 16,9 17,16 геАв

Ма р к а

ЭЛЕМЕНТЯ

Изделия закладные Общим

РАСХОД

Р Р М А Т У Г А
К Л А С С А Прокат марки

5сегоA l j fin | ЯЩ В с т  з /сп2 -/
ГОСТ 5761 - 32 гост ю з  - 76 ГОСТ 85(0- 72
10 12 10 10 -<Г*6 -6=10ИтогоL10D* аоо*

6 Итого

1 ПН Т 30,15 3.5А 2,96 2,3 5,34- 2,6 0,(6 10,2 10,36 116 2,92 4,08 40,82

Лист
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! _ _____ _
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О В О З Н А Ч Е Н И Е Н а и м е н о в а н и е /С о л П р и м

Д о к у м е н т а ц и я

К Ж И -  г т2 г е х н и ч Е с к и в  т р е & о в а н и й  к И З 
Г О ТО В Л Е Н И Ю  Я Р М Й Т У Р Н  И З А Е Л И П

С в с р о ч н ы е  Е Д И Н И Ц Ы

1 1 8 Z - 8 2  в ы п  1 - 4 - ( С а р к а  с  / с - 1 1 1 0 , 9 7

% 1 3 2 - 6 2  в ы п  1 - 4 - I C a p k a c  / С - 2 9 1 3 , 7 3

<7 t o o t e m - s  11 / с - 1 2 о , $ 1

Д е т а а  и

Ф  Ю й Ш  Г О С Т  3 7 6 1 - 8 2

3 е - г з е о 4 1 J  5

4 в - 2 7 7 0 4 1 ,7 1

9

II 4 0 , 2 9

I V е  -  700 4 0 , 2 0

8 ф 8 А М  е =  3 2 0  Г О С Т 5 7 8 1 5 2 2 0 , 1 3

6 1 8 2  -  8 2  8ЫП. 1 - 4 - р н  К, Е Р  Я - 1 Z 0 , 9 6

М Ч  отд Р ы в к и  НА
Т П  Ш - Т - 1 0 М  К Ж И - 5 . 1Га . к  онст М Е Щ Я Н 2 3 - . $ * * * * % •

Р и н  г р . Н р в н е в й

Ч т и н ж Ра ш е в с к и й

К а р к а с  п р о с т р а н с т в  
в а н н ы й  / с п - 1

С Т А Л И Я МАССА МАСШТАБ

р 2 2 , 6 3
И Н Ж Х и т р о в й

П р о в К р е и е з й

И - ш т р . М е ш . я н о &_ ,
АИСТ \ Л ИСТОВ

ГОССТРОЙ СССР
ПРОЕМНЫЙ ИНСТИТУТ i f ?  

г  М о с к в а

Ф ормат {



ТП 4 I6 - S - 3 0  8 4  А л ь б о м  i

1 1
го

<§ О б о з н а ч е н и е Н а и н е н ш н и е И о л . Прим.

А о к у м е н т а ц , и я

КЖИ-ТТ2 Т е х н и ч е с к и е  требовании  к
ИЗГОТОВЛЕНИЮ АРМАТУ PH ИЗДЕЛИИ

Л е т а л и

ф б А 1  Г О С Т  5 7 8 f ~  8 Z

/ e - r t o 2 0 , 1 6

4 e - s z o 1 0 , 0 7

( p b  B P l  ГОСТ6 7 2 7 ' 6 0

г е ^ з г о 2 0 , 0 8

3 e=zw 2 0 , 0 3

Начотл. РЫВКИ НА
ГП 4 f f -5 ~ -J 0  8 4  к э /е и - 5 . (. 1 ■Га.консгр 1 1 H

i

РНК ГР (СРЕНЕ8Я
Ст-ннт Раше венки &АРЮАС РАОСЮНЙ

К - (

СТАДИЯ МАССА МАСШТАБ
ИН№. Хитрое А Щ Т Р 0,51ПРОВ. Тренева

Нконтр. MELLLAHP8 ]KUa&*ti£.
лист 1 АИСТОВ

Госстрой СССР
ПРОЕКТНЫЙ Ш И П Т  i f  2

Г* МОСКВА
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П л а н ы - с х е м ы

План на отм. 3000

® © @ ® ©
План на отм. 0.000 Тепловой пункт

АИСТ S '

JfLX 550Д ТЕП АО НОСИТЕЛЯ 
ЛИСТ 5 ^

Ф ® т )

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Л и с т Наименование Примечание-

1 О б Щ И Е  ШПЫЕ (НАЧАЛО)
2 Общие данные ( окончание)
3 Планы систем отопления и  вентиляции. С и м ы  систем

вентиляции
4 Схемы систем отопления и теплоснабжения уст-вок П1,У1
f Установка систем ПЬ 51. Тепловой пункт

S Специтикация УСТАНОВОК HU 51И ТЕПЛОВОГО ПУНКТА
7 Раздаточные короба установки У 1.

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ*

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

1.494-10 Решетки щелевые регулирующие. ThuJ "
1.494-21 Крепление решеток воздухоприточных

типа „№”ищелевых регулирующих типа„Р"
К ВОЗДУХОВОДАМ И СТРОИТЕЛЬНЫМ конструкт

Т и п о в о й  ПРОЕКТ РАЗРАБОТАН 6 СООТВЕТСТВИИ С 
ДЕЙСТВУЮЩИМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ И ПРЕДУС
МАТРИВАЕТ МЕРОПРИЯТИЯ, обесп ечиваю щ ие  в з р ы в о -  
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУА
ТАЦИИ ЗДАНИЯ

Главный инз/сснер проекта ^ Щ Р Ы Ф А К /

Характеристика отопительно-  вентиляционных систем

О б о ш
ЧЕНИЕ
СИС
ТЕМЫ

КОЛ.
СИС
ТЕМ

Наименование 
ОБСЛУЖИВАЕМОГО , ПОМЕЩЕНИЯ 

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ)

Тип
уста

новки,
агрега

та

Вентилятор ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ -- ш ЦУХО НАГРЕВАТЕЛЬ

Примечание
тип, ис- 
поане-
»

СХЕМАтол
НЕНИЯ

ПОЛО
ЖЕНИЕ L .

М 31ч
РпА

№ )

IIIщит.
ИСПОЛНЕНИЕ 
ПО ВЗРЫВО

ЗАЩИТЕ
H i

КВТ.
П

ОБ/МИН
Тип н°- Кол

Т'РА
НАГРЕВАЙ РАСХОД 

ТЕПЛА, 
( Ж .  \[ККАЛ/Ч

Д РПА
( Ш \

м2 )ОТ до

П Т 1 Проходной пункт A 4 1 0 S - Z 8-Ц4-70 4 1 м т о 600 М О 4 А А О А й  У З 1 .1 м о о КСк J(-0 2 / - 1 0 * 1 8 2 9 0 0 0 2 9

-0 3 -У 1 т (2 4 9 0 В ) (Z 9 )

5 1 1 Проходной пункт A510S-2. Б-ПА-10 У 1 ш 0000 п о 14 2 5 A A I O O S A A V J 14 2 6 KCkJ Ш 2 +1S *2 0 91600 М 5

-И З -у з ( 1 7 ) (786 00) (кеб)

в ы 1 Конторские помещения Летлектор Д 00.009- 05 ш
Ь Е 2 1 Санузлы J e t  лектор Д М .  0 0 0 10 0
В Е З 1 СУШКА оишы Аеглектор а .00.000 s o

1 1 Г
Об о р у д о в а н и е  подобрано на п ро и з в о д и тель н о сть  с к о э т т и ц и е н т о м  1,1

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

0 В ОЗНАЧЕНИЕ Наименование Примечание

1-494-26, 4.904-26 Подставки под ш оритеры
____1494-32 З о н ты  И ДЕТЛЕКТОРЫ  ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ

__ СИ СТЕМ

5903S вью. 0,1 Типовые конструкции тепловой изо-
____ ЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ НАЗЕМНОЙ и п о д -

. _ в ЗЕМНОЙ КАНАЛЬНОЙ ПРОКЛАДКИ водя-
НЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПАРОПРОВОДОВ

И К О Н Д Е  Н С  А ТО  П РО В ОД ОБ

____ 4904-69 Летали крепления санитарно-техничес-
КИХ ПРИБОРОВ И ТРУБОПРОВОДОВ

__  5.904-1 ЛС ТА АИ  КРЕПЛЕНИЙ ВОЗДУХОВОДОВ

6.904-5 Гибкие вставки к центробежным вен-
ТИ ЛЯ ТО РА М

_____6.904-4 Двери и люки для вентиляционных камер
____ 4.903-1 8.7 Ы ы  ОБВЯЗКИ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ

НА ТРУБОПРОВОДАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ка-
_____ ЛОРИТЕРНЫ Х УСТАНОВОК

5.904-12 в . Г-36 Приточные вентиляционные камеры
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 1 5АО Ш тыс.^/кас

Прилагаемые документы
06-СО Специтикация оборудования
06- 8М Ведомость потребности в материалах

____ 08Н 2 Лючок с з а г л у ш к о й  д л я  и з м е р е н и я
ААВЛЕНИЯ ВОЗАУХА

____ 06Н 1 Звено прямого участка асбоцемент-
__ ... ИОГО ВОЗДУХОВОДА

—

--- ---------------------------------

Усло вны е  о б о зн ач ен и я

Спускной трубопровод 

Радиатор МС-140 в плане и схеме

Манометр

Термометр

кЛШ2Ш

Отборное устройство

Асбоцементный короб размером 150 * 200

ПРИВЯЗАН

им в. №

Т П  ш -  f -  J O M

Проходной пункт
на ч ПРОХОДА

о ь

лит.
р

АИСТ

1
АИСТОВ

7
Общие данные 

(начало )
ГОССТРОЙ СССР

ПРОЕКТНЫЙ инститл?>Л&____ Г МОСК» А
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Обилие УКАЗАНИЯ

Проект разработан для климатических районов с
РАСЧЕТНЫМИ ПЯРНМЕТРАМИ НАРУЖНОГО ВОЗАМ А ДЛЯ ПРОЕК
ТИРОВАНИЯ ОТОПЛЕНИЯ t f l : '30oC) 9-75 fa ; ЛАЯ ПРОЕКТИРОВА
НИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ в ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА t s‘ f9°Cyf*75°/o; 
3 переходный период ГОДА tH  =<-10%- fa  70 °/р) ЛАЯ ПРОЕКТИ
РОВАНИЯ вентиляции в теплый период года tH r ^ZZoc;f--55°/0.

Проект выполнен В соответствии с действующими 
нормами и правилами СНи п д - з ъ -75* „ Отопление, венти
ляция И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА4, СН245' 11 „САНИТАР
НЫЕ НОРНЫ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯ
ТИЙ)\ ГОСТ 12.1.005-76 „ В оздух рабочей зоны"СНиПц -$2-76 
н вспомогательные здания и помещения промышленных 
предприятий

ТеПАОНОСИТЕАЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНЩ И ТВГЧЮСНАбЖВ
ния является вода с ппрпмртрАми m s 7б*С.

Условия присоединения * т е п л о в ы м  с е т я м  р е ш а ю т с я  п р и  
ПРИВЯЗКЕ,
В качестве нагревательны* приборов приняты радиаторы мс-14о. 
Расчетные гидравлические потери сосглвляют- 
НА систему отопления -3300па, (930кг/м2/, мл системы ТЕПЛО
СНАБЖЕНИЯ П1'53300 n d (5 3 3 0 к>г/м2), У1- 32000па, (3200 кг/м 2)
Удельный расход тепла на отопление -/ М  / ) г *\с 
Тепловой пунт разработан на основании типовых проектных 
решений ЗОЗ'04-fd  „Автоматизированные индивидуаль
ные тепловые пункты зданий жилищ но- гражданского и 
производственного н а зн ачен и яп
ГОРЯ ЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ.

(СОЭФФИЦИЕН ТЫ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ
ОГРАЩДАЮЩ ИХ КОНСТРУКЦИЙ

1. С т е н ы -И З  ЛЕГКОЮ  БЕТОНА У *  900КГ/м*
г». - * л п  V Р -  °’92 Mi °C/gTс - 3 0 0 мм 1C -  о,ops м* ч ъ /ккал

Торцевые стены -  и з  легкого бетона . У-эоокг/м*
Г* - - I B п  P z — - М 2. °С/£ т

О - 00 и  мм К  It*  V °с/Х«АА

3. Кровля из многопустотных железобетонных плит с утепли
телем ячеистым бетоном У~-400кг/м3

> ,  150 мм - M l JL 2oc/gr О TOUMM /С f^JfT^g^SnM

МонтАще системы отопления выполнить в соответст
вии со СН и Пш -  23-75 „ П равила производства и приемки 
работ Ч

Мероприятия по снижению уровня шума
ОТ РАБОТЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ

4 ля  БОРЬБЫ С ШУМОМ от ВЕНТУСТАНОВОК И СНИЖЕНИЯ ЕГО
до уровня нормируемой величины предусматриваются следу
ющие мероприятия
вентиляторные агрегаты  устанавливаю тся на виброизо- 
ЛИРУЮЩИХ ОСНОВАНИЯХ;
соединение воздуховодов с вентиляторами осуществляется
ПРИ ПОМОЩИ ГИБКИХ ВСТАВОК ИЗ СТЕКЛОТКАНИ; 
Зентщ иош ое оборудование устанавли вается  в  выгоро
женном ПОМЕЩЕНИИ - ВЕНТКДМЕРЕ

Меро п ри я ти я  по защ и те  воздуховодов  
и трубопроводов от коррозии, ИЗОЛЯЦИЯ

В оздуховоды ПРИТОЧНОЙ системы П1 И ВЫТЯЖНЫХ систем BE it  
ВЕЗ выполняются из асбоцементных коробов, а в  п ред е 
л а х  ВЕНТ НАМ ЕРЫ из КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ И ОКРАШИВАЮТСЯ 
МАСЛЯНОЙ краской  з а  2 раза .

Воздуховоды воздушной завесы  У1 в пределах венткаме-
РЫ И РАЗДАТОЧНЫЕ КОРОБА ВЫПОЛНЯЮТСЯ ИЗ КРОВЕЛЬНОЙ СТА
ЛИ) распределительными воздуховодами У/ являются подпольные 
КАНАЛЫ.

Трубопроводы систем отопления и нагревптельные приборы
ОКРАШИВАЮТСЯ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА.

ТРУБОПРОВОДЫ ОТ МЕСТА ВВОДА ДО ГРЕБЕНКИ, А ТАКЭ/6Е ТРУБОПРОВОДЫ, 
ПРОЛОЖЕННЫЕ В ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛАХ, НЕОБХОДИМО ИЗОЛИРОВАТЬ 
ПУХШИ У РОМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ В ОПЛЕТКЕ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ
f t -40 мм. П еред изоляцией наносится антикоррозийное покры
тие . Покровный слой- оболочки из стеклопластика рулонного

М еста прохода воздуховодов через стены тщательно герметизи
руются-
Количество эксплуатационного и ремонтного персонала п р е 
дусматривается СОГЛАСНО ШТАТНОМУ РАСПИСАНИЮ.

& ПРОЕКТЕ использованы авторские свидетельства.
-Н  1Z3595-HA РЕШЕТКУ типа „Р 4 СЕРИЯ 1.494-10,
- н 347523-НА ЛЮЧОК С ЗАГЛУШКОЙ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ 
ВОЪД УХА.

Основные ПОКАЗАТЕЛИ ПО ЧЕРТЕЖАМ отопления и вентиляция

Наименование
ЗДАНИЯ

(сооружения/
помещения

Овьем 
м 3

Периоды
ГОДА
ПРИ

tH,°C

Р а с х о д  тепла , в т [ к ш М
Расход

хо л о д а

ккал/ч

УСТАЮвленш
МОЩ
НОСТЬ
электро
азигл,-
7КЛЕЦ,

кзг

НА
отопле

ние

&

Л
7 НА

горячее
ВШ0СНА6-
трение

ОБЩИЙ

я т к ой тъ,ьь ХОЛОДНЫЙ 14зооо$ 2900о 30000 202000 — 4,1
-50°с (i226oof [2lt900) [25800) (пззоо)

*)& тон ЧИСЛЕ НА 803ДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ-91300ВТ (7В500 ккал/чдс)

ПРИВЯЗАН

кнв. не
ГИ Рыо/бл/с

Т П Ш - Т - Ш 64 ОВmom. Волков Ц К _̂_
Глупей, Малышеват М Г___
Рук ГР. Печен и к
Ст.иш Л Ь - Ц

Проходной пункт на 
4 прохода

лит. ш п к ф щ тт\ ПЕЧЕНИИ 1Щ- р\hopmok. 1I

■„__ *Общие данные I ГОССТРОЙ СССР I1 < —
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Сп ец  и ч°икйция отопитеш о-вентиляционных установок
Мяркя 

поз.
Обозначение НАЙМЕ НОВ АННЕ Нал. МйССА

Щ.КГ-
Приме
чание

Марка,
ПОЗ. Обозначение Наименование Код Масса

С4./ГГ
Приме
чинив

Марка,
поз. Обозначение Наименованы е Кол. Масса 

£ 4. кг
Приме
чены е

ш 91 Тепловой пункт

п н ГОСТ5976-73* Агрегат вентиляторный 91.1 ГОСТ5976- 73* Агрегат вентиляторный 1 ГОСТ 18161- 7Z Вентиль запорный

А 4 W5- г компп. 1 83 А5ЮБ-2^ ком па: ~ 124 муфтовый 15нч 18 Л
УЧРЕЖДЕНИЕ У/0-4оо/4 А -Вентилятор РАДИАЛЬНЫЙ УЧРЕЖДЕНИЕ У/0-4**А а. Вентилятор радиальный Ф (5 ~ 7 07

Б114-70-4-03 лев УЗ и вполне- в-Ц4'70-5-03 93 и вполне- Z ' / То Ж е р 25 8 1Л
HHElt ПОЛОЖЕНИЕ Д180о нив1 . положение Пр180 j *1 То Ж е  1Sc22h x  p3Z 1 2.1

ТУ22-3151-75 МЛЕКТРОДШГЯТт Ш Ш  УЗ ТУ8г-3/&У-7£' ТНлвкттвипть 4а/ошп4уз ч Грязевик абонентский

1400 об/мин, i f  КВТ. 1425 об/мин. 3.0 квт 16-40 Т-34-01 Z 15.8
—

Т.Вибронзодяторы ДО39 4 0.4 6.Виброизоляторы ДО40 4 0.9 5 у в к г -  з г Счетчик горячей

JI1.2 ГОСТ 7201-80 Калорифер КСк-Ъ- 6- 0% 1 39.9 91.1 5.908-5 Гибкая вставка ВВ$0 1 6.7 Б воды крыдштый

. ш.з 1-990-25 Род СТАВКИ под КЯЛОРЧ- 91-3 5. 904-5 Гибкая ВСТАВКА ВН’13 1 5 01 фзг ~Т_ 3.5
Феры Н2 ~ Т 1.49 91.4 ГОСТ 7201-80 Калориферы КСкЗ-8-02 52.8 6 9РРД-М Регулирующий клапан

т Г. 904-1Z вып. 1-35 Установка утепленном 91.5 4- 904-25 1 Подставки под кал ори-
| Ф4о ~ Г Л  ( Г

ЗАСЛОНКИ К89600*1000А п Фары 6 2.1 7 Каннский термо м ет- Термометр A6-Z-160-66
------------1

с ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ механиз- 91.6 Металлический диффузор РОВЫЙ ЗАВОД КО ГОСТ 2823-73*£

мом МЭО'16/15-025 и 1 79.3 8-500ММ ШЛИСТ- cr.fc-i Оми
.____________ |

с оправой по ГОСТ
_______ ,J L

_  п1.5 МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ К0НФУ30Р
136*4; Ы664;Ш*8; 8-2130 1 18.2, 3029- 75*Е 6 0.8

91.7 ЛИСТ 1 j Раздаточный короб правый 8 Манометровый завод Манометр тип ОБМ1-100__
£~500ММ’Ш лист. er.fcf.Om тип К1 п Z 20.4 г. Томск со шкалой о-бкг/см*

— 21№9; Г  9999мм. ~т_ 21.44 Vi р ЛИСТ / Ртдлточный КОРОБ ЛЕВЫЙ ПО ГОСТ8625-77*е ~ц 0:8
.  т е Металлический диффузор Л - 0

тип К1А Т ~ 20.9 3 Опора неподвижная 1 0.33
ЪбООмм; из листа f - 1m 10 Опора скользящая 2 07
rt(*4;bzt io; 13&9; t- mo ~ Г 145 .. __

_  /11.7 5.909-5 ГИБКАЯ ВСТАВКИ BB19 1 5. 13 _______

J t 8 ~ Б 904-5 Гибкая втеки  ВН-11 1 9.11 __
Л 1 9 5.309-9 Дверь тв л тм М а гж 1 33.6 __
Л Ш _ СМ, ЧЕРТЕЭкМ АР Ж алюзийные решетки __

----------------------- -- __
___ _ __

__

-

______________________________________________ _________________________________________ — ■— — ■— ---------— *■— -------------------

Установки  систем  Л1; 91 и  тепловой пункт см. ли ст 5 <

I )тМШШ ШЫ'НЖЪД 1Ж В 1 Т П  416-5- 30.64 ОВ

Ш лр ] 
_ к У - ин&

М аков
Малышева
Пвчеиик
Миронова ш

- —

- — Jlpei 1ЛИТЦ  листТЛистов
ПРИВЯЗАН

3 1 Э
Герасимова
Фурсова S S

К. одной /ТУНfor НА 1- 
4 ПРОХОДЯ р 1 6

j ___________ — -Ш.южгр Малышева J M -
------------

Спецификация установок 
П1; 91 И ТЕПЛОВОГО ПУНКТА

госстрои ссер 
п и ш н ы Я и ж м Е ш г--------------------—

— 3 = ZZZZZZZ



п т - i По 2 - S . По 3 - 3 .

г о о п .Ф ! SO втв.ФУ.

Днище. 
Mil Ю.

&

J/m if.

Узел Б

U7

У з е л  В .

С п е ц и ф и к а ц и я  м я т е  р и а л о в .

t im
и* 

А Е~ 
тяли

Наименование
Мате
риал

С о т
м т Р н ш Нол.

Вес, к г .
Примечание

1шт. 05Ц.

m

ш

1 К ожин ст.З
ст.аня
& № Гч ,Ы 1 14,04 44,04

2 ФлаиЕЦ ст.З 05*25*4 $4 Ш 2 4,9а 3,84

3 Перо ст.З Стдисг
Шмм M*SO 40 0,435 4,33

4 Д нищ е ст.З Ш и п
&1SHH seom 1 4,49 4,43

В сего :  ВО, 40 к г

1. Завеси теоловил 31 см. лист Ч.
2 . Секция раздаточного норовя сварная, 
шов нормальный сплошной,  высота шея 
равна меньшей толщине свариваемых.
деталей.
Z. Все п о в е р х н о с т и  раздаточного  
коробя окрасить масляной красной 
за два  раза.

Узел Г.

ШШШШБШЛИШВ 
Щ Ш Я Щ Ш Ж 1 Ш Я

ИрШШГГ

mrrm

ТП 416-5-10 64 06

Уikdai/w1 li/UIl'IIIiLLl W/fiSM I
ь п ш а  л  m u m  w*isa \
ViRWTikiii td. л i У/'̂ и-Л'] i П р о х о д н о й  п и н и т  

иа Ч п р о х о д я .

Ра зд аточныЕ. корова

W f f l 1Гнёт ЛИСТОВ

Р 7
ГОССТРОЙ СССР. прпстшй^ц£т*тит г*



тп m - s - ш ь Альбом l

Т и п о в о й  п р о е к т

П р о х о д н о й  п у н к т  н р  4- п р о х о д я

4<пбвом

4ертеэ/сн о в щ н х  а и л о в

Н Е Т Н П 0 8 6 1 Х  К О Н С Т Р У К Ц И И

HH6.HS

привязан

ОБОЗНАЧЕНИЕ
тп O B H l

тп 0 6 Н 2

НАИМЕНОВАНИЕ
Звено пряного участка ре во
ЦЕМЕНТНОГО ВОЗДУХОВОДА.

Л/ОЧОК С ЗАГЛУШКОЙ АЛЯ ИЗМЕРЕ

НИЯ АПвЛЕННЯ в  О ЗА УХ/?.

ПрнмЕЧАние

ПРИВЯЗАН

тп 4tf-S-M.84 0 6Н

г я т ,  ш т  гш а л

С о д е р ж а н и е
I I

госс-трой  есср  
I ПРОЕКТНЫЙ ИНС ТИТУТ м л  

л, моек ВО

{ Ко нструкция  заглуш ки  замерного 
ЛЮЧКА разработан а в соответствии

С ПВТОРСКИМ CBHAETEASCTBOM
ti?347SZ3.
Z Кр е п л е н и е  резиновой  
ЗИМУШКИ К в О ЗА УХО во -
Л У ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ „Я361- 
НОМ'' НИ КОТОР6Ш ОДЕВА- 
ЕТСЯ з и м у ш к и . „Язем 
С ГИБ/?ЮТ 8AS0B н ПРНОКМг 
МП ю т з а глуш к у  К ВОЗ
ДУХОВОДУ.
3. Алмни ПРЯНОГО учисТ- 
КА АО ЛЮ ЧКА по ХОДУ  
А8ИЭШ НИЯ В О З Д УХ А  
АО Л  Меня В 6/Тб Н Е  МЕНЕЕ  
$  КАЛИБРОВ ( д  ИИ М ЕТ ров)  
ПОСЛЕ ЛЮ ЧКА Н Е  М ЕН ЕЕ  
2 -  К й лн в р о а .

&

Зиглуш кй
'Р£ЭИНН t/’-tOMM

гип Р вицей к 1Ш :
НАЧ.ОТД волков
Тл СПЕЦ Малышев
РУК.ГР. ПЕЧЕНИИ
сгинк

3I J m
ПРОВ. ПЕЧЕНИ К 3 L
Н КОНТР.Малышев

ПРИВЯЗАН

ИНВ.Ц2

ТП W -S -3 0 M

Лю чок С ЗАГЛУШКОЙ
А л я  из н е р е н и я  давле

ния в о здуха  I

06HZ
ПХ7-Ш ШГШГЛ Е

р 1 ./ -  !--/■
ГОССТРОЙ СССР

пптныиинстимм
Г. МО сю и  А

УЗЕАМ Узел Т

■Гф -̂ П ЕЗ------- \£М Ш “ Г кз
Щ ) ЩЦ-зоб. зоо [ 300 L Чое■----

1 ПГ-С+Н
L 1 

та та
f
т а щ

too
поо

2400
IZOO

У ъ е л  JL У з е л  JU

И Й  3 0 1. 39 1. 1 № зо i зо [го
1 too л

г С
=Ь=:

/00

Узел i
ПРО МАЗ ATS НАСТИНОМ ИЗ АС6ЕС70- ЦСНСН 

ТНОГО РАСТВОРА С АОЕАВЛенИЕМ козеииовото клея 
густой консистенции с последующей проклеим  
Ч*Я СЛОЯМИ ТКЙИИ ПО "Д"- 

А
— р а з м е рНАННА А

А Б
W zoo
Я0О zoo
300 zoo
чоо 300

- f -  - f

. 7 ч , JВ КАЧЕСТВЕ МАТЕРИАЛА СТЕНОК ПРИНЯТ„ АЦЭИД
гост4249-73, обеспечивающий необходимую ПОЖИРО

СТОЙ КОСЕЕ-

Г и п Рвю/сдк А д е ,
НАЧ.ОТД волков
Г л .с п н 1 1 з й й
Ру к г р ПЕЧЕНИ* З Е З г
е т  и нм. Миронова кДЬпЛ
Пр о в . П е ч е н и  к 3 3 = .
Н контр.

1V6I

^ а Г

ПРИВЯЗАН

HH8.HS

ТП Ш -1-3084 O B H l

Звено п р я м о г о  у ч а с т к а

АСВОЦЕМЕНТИОГО ВОЗДУ
ХОВОДА

Сталия лист Листов

ГОССТРОЯ СССР
ПРОЕьтнШнисгитяа

г. Москва
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Ал
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ом Лист Наименование Прннечйнш
1 Общие данны е
Я Планы на отм. о,ооо\ з .ооо с сетями систем

ВОДОПРОВОДА и КАНАЛИЗАЦИИ
3 Схемы систем 81,ТЪ ) К1, К2

бEДОНОСТЬ РА 60 Я ИХ ЧЕРТЕ 9ft ЕИ ОСНОвМОГО КОМПЛЕКТА ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ЧЕРТЕЖАМ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

НлнменовАнне 
смете мы

Потрв&ныйНАПОР
иа вводе, 

__ а_____

Расчетные расходы Установок-нлйнюцюсп
» •

ПРниечАНие
м3/суг м3/м А /с

BI Ш 0,70 0,30 —
ТЪ — — 0,(7
К( ш 0,70 1,90
KZ — — Я,сг

ТАБЛИЦА РАСХОД ов ВОЛЫ НА ОДНУ ВОДОСТОЧ
НУЮ ВОРОНКУ и один ВОДОСТОЧНЫЙ стояк

водосточных
ВОРОНОК

Р асход
л/с

ым
с гоя кое

Расход
л/с

1 1.01 Ст. К2-1 2,ог
2 1,01

ИТОГО: 2,0 Z

Ведомость ссы лочны х и п р и л а га е м ы х  д о к ум е н то в

Обозначение Наименование Арвнечлние
ССЫА0ЧНЬ1Е ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 21(06-18 сп д с . Условные обозначения
трубопроводов санитарно-
технических систем

ГОСТ 2.785-80 ЕСКД. Обозначения условные
графические . Арматура
трубопроводная

СЕРИЯ д.эоо-е Альбом оборудования, фасон - ГПИ
Выпуск 4 НЫХ ЧАСТЕЙ и АРМАТУРЫ ДЛЯ нСлнтех-

сетей исоорншений водок го- проект "
ВОДА и канализации (077г

4во4-е$ Д етали  к реп лен и я
САНИТАРНО -  ТЕХНИЧЕСКИХ ГПИ
ПРИВОРОВ и ТРУБОПРО- „ Проект-
В0ДО& пронвен-

серии 4.901-8. Вводы ВОДОПРОВОДА И УСТА НОВ- То ЭКЕ
на счетчиков холодной воды m i  г

П рилагаем ы е док ум ен ты
BH-CQ Спецификация оборудования

и МАТЕРИАЛОВ
ьк-вм Ведомость потребности

б МАТЕРИАЛАХ

О в щ и е

I  П роект внутреннего водопровода7 бытовой и 
дож де в о й  канализации -разработан в соответствии 
Q СИ И ПН-3 0 -7 6 ) СИ И п £ -3 4 -7 С .
МОНТАЭН И ПРИЕМКУ ПРОИЗВОДИТЬ в СООТВЕТСТВИИ с
О Н  и п ш  - Z 8 - 7 6 .

Z. Сети ВОДОПРОВОДА проклады ваю тся  с уклоном 
0,002- С.005 5 СТОРОНУ ВОДОРАЗВОРНЫХ точек. 
СТАЛЬНЫе ТРУБОПРОВОДЫ ОКРАШИВАЮТСЯ масляной 
НРАСИОЙ ЗА Z  РАЗА

3* Н еобходимый свободный напор на  вводе в

ЗДАНИЕ, РАВНЫЙ (0,0 мм ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ДАВЛЕ
НИЕМ в н а руж н о й  сети.

4 Расход воды на наружное п ож аротуш ен ие

СОСТАВЛЯЕТ (0,0 Л /с} ВНУТРЕННЕЕ ПОЖПРОТУШЕНИЕ 

ME ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ.

У К А З А Н И Я

5 П ри расчете  системы  дож де в ой  к ан али зац и и  
приняты  п п рн м етры  д л я  цен тральн о й  полосы  
СССР < b z o - -d O * jc  h - 0,65.

6* О ЗДАНИИ ПРОЕКТИРУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ
си стем ы :

В\ -  ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА 
Т Ъ - ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАбЖЕНИЯ 
KI -  6ЫТ0В0Й КАНАЛИЗАЦИИ 
KZ -  ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

7. ДЛИНЫ ВВОДА ВОДОПРОВОДА И ВЫПУСКОВ 
бы товой И ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ И ГЛУБИНА 
И Х ЗАЛОЖЕНИЯ РЕШАЮТСЯ ПРИ ПРИВЯЗКЕ 
ПРОЕКТА К КОНКРЕТНЫМ УСЛОВИЯМ.

Проект разработай в со о тветстви и  с  д е й с т в у ю щ и м и

НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ И ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЗРЫВНУЮ И ПОМАР- 
ИУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ (сООРУМЕНИй) 
при соблюдении предусмотренных проектом мероприятии

Гла в н ы й  инш енер проекта Ив а нов,а  /

ПРИВЯЗАН

ИНб лW
ГВП ИВАНОВА

777 4 f 6 - Г - 1084НЛЧ ОТД КОЛОСОВ m l
ГА. СПЕЦ К уля&кВ т/М. .
РУКГР- 6ЫК0ВЙ

Ш нШ Ш и ее pertЖ 7
П р о в . БЫ КОВА

П роходной п у н к т
НА 4  ПРОХОДА

Ш алу Лист ЛистовК ко н т р Динаков<зг*-? р 5

Общие д а н н ы в
— ГОС СТРОЙ СССР
ПРОЕКТНЫЙ инстишш

г. Мее.« 4___ 1
Копировал
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гип Шрноаа fa s J .
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/1 m Н а и м ен о в ан и е Примечание

1 Об щ и е  д а н н ы е

Z и  ИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООбОРУАОвАНИЕ ПЛАНЫ  НА отм.
0.000,3 000 Р а с ч е т н а я  с х е м а - т а б л и ц а

3 Элек тр  паев варение. п л а н ы  н а  отм . р. о с о  , з  ооо,
РАСЧЕТНАЯ СХЕМА-ТАБЛИЦА МАГИСТРАЛЬНОЙ СЕТИ

33

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Ведомость ссылочных и прилагаемых доку мент оь

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные ДОКУМЕНТЫ
ЯЙН-1 /5407-36)

Ш / .  W  ш п  1 ■4 m e m  м т '
П 75A [4.407-12$) Установка осветительных щитков, m z

R t b z f o i o i - Z M ) Установка светильников с л ю м и 
несцентными ЛАМПАМИ НА 7РЕЛЕ30-
&ЕТОННЫХ ФЕРМАХ и ПЕРЕ К РЫТ и -
я х ,  т е

Я 181 ( S 409-15) УСТА НОВ К А ОД И НОЧНЫХ СВ £ ГИЛЬ НИ '  
НОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ, Т9В1

П р и л а га е м ы е  д о к у м е н т ы

ЭО.СО С п е ц и ф и к а ц и я  обо руд о ван и я

Основные показатели проекта электротехнической части
УП
п/п

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ Г мощность, кет 1 пло- км so
СВЕГО-
ТСЧЕК

УА ищи
ВТ (М2. Приме

ч а н и еэ т т р о ж р г н и ш ш п к ш гш т щлдь
1 Рабочее освещение Ц | ■ н

л ) аюминесц. лампами, 4-96 4,95 4Ъ0 60 11,6
I U ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ t,7 7 1.17 7 3 / 3 24, Z

Z Аварийное освещение P,S& 0,3 G / з
В с е г о 7,5 В 75В 503 ВБ

ъ С иловое эаеитрооборуд /1,5 4 -Л

Типовой проект разработан в  соответствии с  действующими
НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ И ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЗРЫВНУЮ И ПО/НАР- 
МНЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ(СООРУЖЕНИЯ) 
ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОЕКТОМ МЕРОПРИЯТИЙ

Главный  инженер проекта /

Э л  ЕК ТРО тех  н и  ч е с  КАЯ ч а с т ь  
I  Об щ а я  ч и с т ь

Питание силовых и осветительных электропрнемн и ков

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОТ БЛИЖАЙШИХ ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРЕД

ПРИЯТИИ ДВУМЯ ПИТАЮЩИМИ ЛИНИЯМИ, ИЗ КОТОРЫХ ОДНА ДЛЯ СИ

ЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ И ДРУГАЯ  

ДЛЯ РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ.

В ыбор источников питания производится при привязке проекта

К ШКРЕТНСЙ ПЛОЩАДКЕ.

Потребители электроэнергии з  отношении бесперебойности 
электроснабж ения  ОТНОСЯТСЯ к  третьей категории. 

Нап ря ж е н и е  сети принято зво/ягоб с глухозпземлен- 
иой н е й тр а л ь ю . л  ЛЯ ПИТАНИЯ переносных свети а ьн  и * 
КОВ В 3EHTКАМЕРЕ ПРИНЯТО НАПРЯЖЕНИЕ 363

J С иловое элек тро о б о руд о в а н и е

ОСНОВНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЯВЛЯЮТСЯ ЭЛЕКТРО-  

ПРИЕМНИКИ САЙТЕ х  ВЕНТИЛЯ ЩИ И } Д Л Я  КОТОРЫХ в /С АЧ Е С Т  BE 

ПУСКОВОЙ АППАРАТУРЫ ПРИНЯТЫ' Я Щ И К  УПРАВЛЕНИЯ И МАГНИТ
НЫЙ ПУСКАТЕЛЬ.

ЛЛЯ ПИТАНИЯ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОПРИ ЕМКИ КОЗ 3 ЗДАНИИ ПРО
ХОДНОЙ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫП ПУНКТ ПРИ.
На р а с п р е д е ли те ль н о м  пункте ПРЕДУСМОТРЕНЫ РЕЗЕРВНЫЕ 

ГРУППЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НОВОЙ ОРГТЕХНИКИ , ТУРН И КЕТО В

и тп.
Ш ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

В еличины освещенностей и коэффициентов запаса 
приняты по СН и П W -4 -79 .
В еличины минимальной освещенности 9 типы св ет  иль -  
НИКОВ , ПРИНЯТЫЕ в отдельных ПОМЕЩЕНИЯХ( УКАЗАНЫ НА ПЛАНАХ 
В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА ПРИМЕНЯЮТСЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТ
НЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ.

В о  в с е х  п о м е щ е н и я х принята система общего освещ ения. 

Л ая вклю чен ия  настольных ламп в  конторских помещениях

УСТАНОВЛЕНЫ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ
Проектом принято два  вида освещения -рабочее и аварийное

В КАЧЕСТВЕ ГРУППОВОГО ЩИТКА ПРИМЕНЯЕТСЯ ЩИТОК СЕР«И  

О Ц В -М Я  С ВВОДНЫМ АВТОМАТОМ

tv Э лек тро  проводка

С и л о в а я  распредели тельная  с е т ь  в ь / п о лн я е тс я  кабелем

АВВГ. 1C ДВИГАТЕЛЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ НА ВИ&РООСНОВАНИИ, 
питание п о д в о д и тс я  ПРОВОДОМ Пвз ЧЕРЕЗ коробку „ у  409"
И ГИБКИЙ ВВОД п К> Ю Ь V

ГРУППОвПЯ СЕТЬ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ выполняется в ос
новном ПРОВОДОМ АППВ СКРЫТО в СТЫКАХ и ПУСТОТАХ 
п л и т  перекрытия. С е т ь  к штепсельным розеткам  в ы 
полняется проводом АППв ПО СТЕНАМ СКРЫТО И в ПОДГО
ТОВКЕ ПОЛА ДАННОГО ЭТА Ж А-
6 НЕСУЩИХ. ВНУТРЕННИХ ПАНЕЛЯХ п П&Г '* ( ЛИСТ 37 900 ОС Б, 

К б  ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ) ЗАВОДОМ ПРЕДУСМАТРИВАЮТСЯ УЗЛЫ (zPj) 
ДЛЯ УШНОБОК ответвительных коробок, узлы @) для УС
ТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И КАНАЛЫ ДЛЯ ЗАТЯЖКИ ПРОВОДОВ.
Монтажные работы выполняются согласно СН и /7ш - з з -? б  1 

V З ан улен и е  и молниезащита 
Занулению подлежат корпуса электродвкглтелей, пусковых 

АППАРАТОВ, светильников ? распределительных пунктов ГРУП
ПОВЫХ щитков и другие металлические конструкцииf мо
гущие оказаться под НАПРЯЖЕНИЕМ. В КАЧеСТЗЕ сети ЗАНУЛЕНИЯ 
ВНУТРИ ЗДАНИЯ̂  ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НУЛЕВОЙ ПРОВОД ПИТАЮЩЕЙ, РАС
ПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ и групповой СЕТИ
Мероприятия по мслниезащите не предусматриваются, т.к.здание 
Выполнено из ОГНЕСТОЙКИХ МАТЕРИ ало в И ИМЕЕТ МАЛУЮ
ПОРА ЖАЕМОСТЬ МОЛНИЕЙ.

— — ПРИВЯЗАН

—
и н а  н?— ________

Гл-спеи.
Рупг нрхт

Рыж?л.
Венин
Нагорный
A LОРР90 GИ

—
ТП 416-г -  ю  64 эоГчп LCnf

Инмене
ПпСРо&Ц*
Безеороаы г —

_______________________________^Пробе?.
uJttflUTO

Лисов ей,
Ня горныйЗрэ__ Проходной пункт на 

4 ПРОХОДА
bui-.Lt ш пПл ШД'ШЯАЩруНТж., l/Mf VrПи* rj

^ — - — р 1 » 3
11.0 г /> /

Общие данные
Госстрой ссср 

п р о е к т н ы й  И Н С Т И Т УТ  JT 2
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Ве д  о м ость  р а б очи х ч е р г е /и е й  основного ком плекта Ве д о м о с т ь  объемов м о н та ж н ы х  м строительных РАбОТ

Пнет На и м е н о в а н и е Примечание

1 Общие данные

Z Ко м п л е к с н а я  сегь  с в я з и

3 Р а д и о т р а н с л я ц и о н н а я  есть

Ве д о м о с ть  со м л е ч н ы х  и прилагаем ы х л о н у  МЕИ гое

Обозначение Наи м ен ов ан и е Примечание

Прилагаемые документы

СС.СО Спецификация оборудования

ОбЩП Е УК АЗАН И Я

Типовой ПРОЕКТ РАЗРАбОГАИ ИА ОСНОВАНИИ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ЧЕРГЕШЕИ КОР
ПУСА.

Проектом предусматривается  те л е ф о н и з а ц и я  заекгрочисо  ф и  н а ц и я  и р а д и о ф и к а ц и я .
Л а я  подклю чения  телеф онны х аппаратов городской, внутрипроизводственной  связи 

И ЗЛЕ КТРОВ TОРИ ЧИЫХ ЧАСОВ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ КОМПЛЕКСНАЯ СЕТЬ СВЯЗИ ЕМК 20*2.
Абонентские линии и те леф о н н ы м  а п п а ра та м  и злектровторичным часам  вы полня 

ются проводом марки  Т Р П • Кабели  и провода к о м п л е и о н о й  сети в к о р п у с е  прок
ла д ы в аю тся  по сте н ам  откры ты м  способом•

Электро в тори чны е часы приняты : в к а б и н е т а х  - типа ВЧС1- М2П824Р- 200-326к, в коридо
ре и вести бю ле - ТИПА ВЧС!- М2ПВ24Р-300-323к

Нум ерация  р а с п р е д е л и те л ь н ы х  те л е ф о н н ы х  коробок д а н а  условно.

Радиотрансляционная сеть в корпусе выполняется проводом марки  /7ГПЮ- 2* 0,6

Нч
п/п

Наименование ТПП, МАРКА
гост

Ш и 
изме-

пння
Коли
чест
во

Примеча
ние

1 ____________________________ ___________________________________ -___ 1___ -4 5 6
Ком плексная сеть связи

1 Установка аппарата телефонного системы АТС, НАСТОЛЬНОГО ТАК- 70- Г шт 8
Z То ме, степного тдег-70 V 1
3 Установка злекгровторичных часов бчсг-мгпвучр-300-323 К ч г
4 Го AfEt ВЧС1-М2П824Р -200-326К ч 5
У Монтам Коровин телефонной рлепрсаелнгелшй КРТПГО и Z
6 Монтан/ коровкн кннверелльнлй с перемычками УК-2И П 7

7 МОИГАШ МУФТЫ КАБЕЛЬНОЙ РАЗ ВЕТВИТЕЛЬИОЙ ЕМК20# МРП-0.2 // 1 ИА ОГЕИЕ
8 Пгоклйдкя клвеля телефонного по етене ТПП-/0<ге04 100м 0.33
9 Прокладка провода шопарного по стене ТРП-иг>о.5 и 3.00

Р а д и о тр а н с л я ц и о н н а я  сеть

т Установка тр ан с ф о рм а то ра  абонентского ТОМУ-ГО ШТ- 1
2 Установка громкоговорителя авоиеноксго гд/а II 1г
3 /Конгам коровки универсальной с перемычкаии УК2П И г
4 То HfE, с  РЕЗНОГО РА МИ ЧК2С ч 1Z
5 Монгпт розетки проводного вещания РПВ-t ч 1Z
6 Прокпйдкй провода трансляционного по егене ПТПШ-2’06 юом 0.80
? Го МЕ, ПОД ШТУКАТУРКОЙ nwm-Z’ i z и 1.Z0

ОТКРЫТО ПО СТЕНЕ И ПРОВОДОМ МАРКИ ПТПЮ - 2* f. Z - СКРЫТО ПОД СЛОЕМ ШТУКАТУРКИ.

Установка телефонных аппаратов  го ро дско й  связи производится  сипам и  н  сре д с тв а - 

ми местной о р га н и з а ц и е й  Ми н и с те р с тв а  связи .

Условия ПРИВЯЗКИ

При привязке проекта ёмкость те л е ф о н н о го  в в о д а  и н а л и ч и е

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ОКОНЕЧНЫХ УСТРОЙСТВ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ, ЧАСОфН*

ПРИВЯЗКИ

НИВ. AS

Проект разработан в соответствии о действующи
ми НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ И ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЗРЫВНУЮ 
И ПОМАРИУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 3ДЛИН А  
f  СОБРУ№НН9/ ПРИ СОБЛЮЛ ЕИИИ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРО“ 
ЕКТОМ МЕРОПРИЯТИЙ. л ,

Главны й  иимеиер проекта jjP r  /Р ы т л  к /

КАЦНИ И РАДИОФИКАЦИИ КОРРЕКТИРУЕТСЯ в СООТВЕТСТВИИ С ТЕХНИЧЕСКИ

МИ условиями присоединения к  сущ ествую щ им  сетям  п р е д п р и я т и я  

или городским сетям  связи . Принятый ди ам етр  т и л  р а с п р е д е а и те к ь -

Гйннтп 
ЙАЧ СГД 
Р ю  ГР. 
вЕА.ПНШ
Пимен. 
А-контр.

НЫХ КАВЕ А ЕЙ УТОЧНЯЕТСЯ ПРИ ПРИВЯЗКЕ.

Рытлк
В е н и н  

Гувн нш тёй  
М и н и н а  
Павлова 
Ш шштГоw

Т П  4 1 6 - 5 - 3 0 . 8 4 с с

П р о х о д н о й  т н е г
НА Ч ПРОХОДА

т д п Auer Л и с го 6
р / 3

Общ ие  д а н н ы е
ГОССТРОЙ СССР
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Г*\ еег*(5) ПРЕДПРИЯТИЯ

Па й н  нй отм . о.ооо
У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я

О Ппплрлт  те ле ф о н н ы й  го ро д с к о й  связи  

О Аппарат те л е ф о н н ы й  внутри  п р о и зв о л  о т  венной связи

0  ЭлЕНГрОВТОРИЧНЫЕ ЧАСЫ ОДНОСТОРОННИЕ

-— ^  Коровка р а с п р е д е л и те л ь н а я  телеф онная  fPKO ' номер коровки/
К АВЕЛЬ ТЕЛЕФОННЫЙ по стене 
Муф та  кайельная  рлзветвительная
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СЕТИ

ПРЕДПРИЯТИЯ

ГРИШАМ
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Ведомость равочих ч е р те ж е й  основного КОМПЛЕКТА

/1исг Наименование Примечание

f Общие данные

Z
Приточная систем а П1 
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА

3 Приточная система П1
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. НАЧАЛО

k Приточная система П1 
Принципиальные мены управления окончание

5 Тепловая завеса У1 принципиальные схемы 
управления схема внешних соединений

6 Приточная система П1 
Схема внешних соединении

7 План трасс кабелей л  труб

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ и  ПРИ ЛАГАЕМ Ы Х ДОКУМЕНТОВ

С с ы л о ч н ы е  д о к у м е н т ы

ОСТ 36 1Ъ-76 Щиты и ПУЛЬТЫ систем автоматизации 
технологи ческих  процессов

ГОСТ632Ъ -7 9 Провода установочное с поливиниахао 
рнднои ИЗОЛЯЦИЕЙ

ГОСТ I50B-7SE Ка б е л и  контрольные споливинилхар-
РНДНОИ ИЗОЛЯЦИЕЙ

ГОСТ  3 5 7 5 - 7 5 Ру НАВА ГИБ (СИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ГЕРМЕ
ТИЧНЫЕ С подвижным швом

г о с т  г . ю г - т s Пр а в и л а  вы полнения  электрических 
с х е м

ГО С Т  Z .7 0 9 -7 5 С истема маркировки ц епей  в электри
ч е с к и х  СХЕМАХ

ГОСТ 2 .7 5 5 -7 6
Обозначения условные графические в 
с х е м а х  . Устройства коммутационные
И КОНТАКТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ^

ОСТ 3 6 - Z 1 - 7 7 ОбОЗНА ЧЕН ИЯ К  АО В НЫЕ В СХЕМАХ АВТО 
МАТИЗАЦИН ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Т Н Ч -1 Ы -7 5 Р Ш Ж 8 ! * ^или металлической стенке

Т М Ч - М -  75
Т£рночетр технический ртутный
а  °%Рйе£^£<'™НОвМ НА ТРУБОПРОВОДЕ

ТМ Ч-  1 5 1 -  7 5 Термометр сопротивления Термометр термо 
электрический Установка на трубопроводе д>8вмм или металлической стейке

ВЫПУСКI М3-5 Чергеши УСТЯИОБКМ приборов и регулирующих

П РИЛА ГАЕМЫЕ ДО К У МЕН ТЫ

ТП A08I-C0I С пециф икация  оборудования

ТП AOdi-COZ Сп ец и ф и к а ц и я  щ итов  и пультов

ТП А091- ВМ Ведомость потребности МАТЕРИАЛОВ

ТП А льбом  £ З адан ию  з а в о д у - изготовителю

Типовой проект раэравотан в соответствии с действующим  
НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ и овеспечивлет взрывную И ПОПАР
НУЮ везопАсность при э и п А У л щ и и  здан ия  (сооружения)  
ПРИ соблюдении ПРЕДУСМОТРЕННЫХ проектом МЕРОПРИЯТИЙ

Глл*„. ,,м .  Г. Л Л Л Р 1 У Г 4  ’'-/■Istf-)'* tDuaKAir. /

О б щ и е  у к а з а  н и л

в НАСТОЯЩЕЙ ЧАСТИ ПРОЕНТА РАЭРАВОТАН А АВТОМА
ТИЗАЦИЯ ПРИТОЧНОЙ СИСТЕМЫ (11 И УПРАВЛЕНИЕ ТЕП
ЛОВОЙ ЗАВЕСОЙ Н

Автоматизация приточной системы

&ЕНТИЛЯТОР И ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛИ ИМЕЮТ АВГОМАТИ- 
ЧЕСИОЕ И РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. бЫВОР СПОСОВА УПРАВЛЕНИЯ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ СО ИКАРА УПРАВЛЕНИЯ „ЯУ!

После ПРОГРЕВА ОТКРЫВАЕТСЯ ЗАСЛОНКА НАРУЖНОГО 805- 
&МА, ПРОИЗВОДИТСЯ ТРЕХМИИУТНЫЙ ПРОГРЕВ КАЛОРИФЕРА, 
ВКЛЮЧАЕТСЯ ВЕНТИЛЯТОР И СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ.

Управление системой осуществляется кнопками

СО ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ, УСТАНОВЛЕННОГО б ВЕНТКАМЕРЕ.
Система П1 рлвотает зимой и в переходный

ПЕРИОД, б ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕ
ЛИ И ЦЕПИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРОГРЕВА КАЛОРИФЕРА 
ОТКЛЮЧАЮТСЯ КЛЮЧОМ „S A I4

Регулирование температуры воздуха в помещении

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ РЕГУЛЯТОРОМ „РГ. ПРИ ПОВЫШЕНИИ ТЕМ
ПЕРАТУРЫ РЕГУЛЯТОР ПРИКРЫВАЕТ КЛАПАН НА ТЕПЛОНОСИ
ТЕЛЕ При понижении температуры количество теп
лоносителя, проходящего ЧЕРЕЗ КАЛОРИФЕР, УВЕЛИ
ЧИВАЕТСЯ-

Защита калорифера от замораживания 
■ Схемой предусматривается защита калорифера

от ЗАМОРАЖИВАНИЯ

При включенной приточной системе, когда тем п е 
ратура ВОЗДУХА ПЕРЕД калорифером НИЖЕ г З°С и температу

ра ОбРЛТНОЙ в о д ы  г  Ъ Ъ ° С , регуля то ры  Н Р Г  И « Р У  ОТКЛЮ
ЧАЮТ КЛАПАН НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЕ. ОДНОВРЕМЕННО ПОДАЕТ

СЯ аварийный с в е т о в о й  сигнал

При выключенной приточной системе защита от 
ЗАМОРАЖИВАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ РЕГУЛЯТОРОМ „Р2” к о 

торый ПРИ ПОНИЖЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ПЕРЕД КАЛО

РИФЕРОМ НИЖЕ *3°С ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫВАЕТ КЛАПАН НА 
ТЕПЛОНОСИТЕЛЕ, А ПРИ ДОСТИЖЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ПЕРЕА 
КАЛОРИФЕРОМ *5°с -  ЗАКРЫВАЕТ ЕГО.

Управление тепловой завесой

бКЛЮЧЕНИЕ ЗАВЕСЫ ПРОИЗВОДИТСЯ кнопкой , 
УСТАНОВЛЕННОЙ РЯДОМ с ДВИГАТЕЛЕМ ПРЕДУСМОТРЕНА ВЛОКИ- 

РОВКА ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА С РА В Отой РЕГУЛИ
РУЮЩЕГО КЛАПАНА-

[ ПРИВЯЗАН

ИНв-М о
Глины m РЫЖАК

Т П  M - S - 3 0 6 *  Л0 6 1Начотд Венин
РНК сек. Бовневл "
?9К ГР ЙЫБШИНА
Инэкен- Иванов W r
ПРОВЕР. ВычеровА \М Г Проходной п у н к т  

на 4 ПРОХОДА
СТАДИЯ ЛИСТ ЛИСТЫ

И КОНТР. 60БНЕВА р 1 7

О б щ и е  д а н н ы е
Госстрой  ссср 

П Р О Е К Т Н Ы Й  И Н С Т И Т У Т * !  2______ i — _ - хикке*
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г  Данный лист  р ас смат рмва  ть с о в м е с т н о  

с листами АО б t - 3 ;  4

Z, ШКАФ УПРАВА ЕН ИЯ ,ЗУ", ОВОЗНАЧ ЕННЫН ИН

ДЕКСОМ ,Э ' \  ЗАКАЗЫВАЕТСЯ В SAEKTPO ТЕX  НИ- 

ЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРО ЕКТА .

ПРИВЯЗАН

ffffg. И?

П-Ш/Гр. Риман
ТП 415-5 50.84 А0В1Имя. ста - Се н и н  ' *J&rt

ft к пк. Bo b h e b a s '1~Ла
Рук гр• Рыбушкина
Инмен Ив ан о в

ПТШР Вычета Арок одной п у н к т  
НА 4  ПРОХОДА

Стадия Рнег /Гнетов
Н ШТР- НОВА ЕВ А <т5 Ц Р Z

Приточи Act система я/ 
Фу н к ц и о н а л ь н а я  

ОКЕМА

горсгр&п оеер
проектный мнститтгг
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Включение
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Прогрев
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Открытие

Закрытие
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Заектромдг-
ННТН61И 

ТОР нов
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ПРИВЯЗАН

ИНВ.Н1-

Поз.
ОбОЗНМ

МНЕ i Няи м ен о в ан и е КОЛ Примечание

Щ И Т УПРАВЛЕНИЯ

P i femirrop тенперагур61 ТН-8 ту25гЗУ2.57ч о$бо/-ъ i ПОЗ 7
к/, м ,и \ РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНО ПЭ21-7 ТУ16523 Ч5Т-77 5 ~ я в «  6 }, г а .

K S Реле ПРОМЕЖУТОЧНОЕЛЭ21-$ ТУ/6523.457-77 1 *•220 в 4fr, ЧР.

К7 Реле указательное РУ- i  ту  16-523.538-77 / *•220$ 1Ьг 1р

К TJ Реле времени ВС-10-64 ту 16523 476-74 / /v 220 i  6%-, б P

HUtna Арматура си гн ал6н ая  АС - 220 ЛАМПА Ц 220-/0

ТУ /6 - 535, 426 - 76 КОЛПАЧОК ЗЕЛЕНЫМ 2 ГОСТ S0H-77

Переклю чатель универсальным

ТУ16-524. 074-75

S A i Уп5314-к 276 без нал пи сн 1

SA2 УП5311- С 225 6ез НАДПИСИ 1

Кн о п ка  уп равления  к е - о/1 нсп.2

Т у  t6 :S iS -407-79

S 8 i ЦЕРН61И „пуск " /

ъ б г Красный „ сто п " 1

$въ ЗЕАЕН61Й 1

B$tf КРАСН61И 1

$ Г/ Выключатель автоматически i f  А63-МГ 1

7р '/,6А ту 16-5ZZ. но

Ап п а р а т у р а  по месту

At; AZ Цк а ф  управ лени* „Я У " 1 ПО ЧЕРТЕ ■Ж/?И
марки „э м  "

ПК Термопреобразователь сопротивления

тем -60 9 7 Ту25-02.220-703-73 1 поз. В

Устройство т е р  нор егули рун п ц ее

ТУ 25-02- /024-7/

PZ Т У £ Э - { 1 поз. 4

PS Т У А 9 -2 1 Поз. 5
Yrf/YZ Исполнительный механизм МЭО г ПО ЧЕРТЕЖАМ

МАРКИ „06"

(лннтпр.
Ндч.отА
Рук. ев*
Рук. гр .
Нм ШЕЙ

Р619КЙК
Венин
Ж о Ж н т
Рибушкимй
И врио в

ПРОВЕР.
Н.КОНП

ВВШЕРОВЙ
ВОВНЕВО К З :/2

г.п. 4!t-S-W.e4 АОЫ

П р о х о д н о й  п у н к т  

НА Ч  ПРОХОДЯ

с т я т л и с т ЛИСТОВ

р 3

Пр и т о ч н а я  л и  с т е н а  П  /
ПРННЦИПИА/ГбНЫЕ СХЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ. Н А Ч А Л О

ГОССТРОЙ СССР.
п р о Е к т н ы й н т и т а т м г
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6 схему УПРАВЛЕНИЯ, 
ЪА ЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯМИ

25
(О 8 У  9

ЗА/
( f )  S 3 л

г~Н
I чь

к.2
6 in Ц у  5 (29‘)

м

И Е ПИ 1 1
J L - □ □ i l l y

Ж]

48
(1У) Г(21) ш (й ]\ as1}

Г Т Г к * Т Г -

В схему УПРАВЛЕ
НИЯ вентилятором

в с х е м  УПРАВЛЕНИЯ
электронагрева гелями

\/1Ъ схемы УПРАВЛЕНИЯ вентилятором 
В СХ. УПРАВЛЕНИЯ электронагревателями

1 Данный лист рассм атривать сов
местно С АИСТАМИ А051-1,Ъ
2 НА ЭЛЕКТРОАППАРАТУРЕ „ SA!"t „ S A 2 "И ДАТ
ЧИКАХ ТЕМ ПЕРАТУРЫ  „Р 2 " ИНРЗ"НОМ ЕРА ЗА- 
КСИМОб ДАНЫ у с л о в н о .

3. В схем е в с к о в к а х  ук а за н ы  номе-
РА ЗАЖИМОВ СИЛОВОГО ШКАФА УПРАВЛЕ
НИЯ.
Ч- ВЫДЕРЖКИ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ УТОЧНИТЬ ПРИ 
НАЛАДКЕ.

Регуля то р

ТЕМПЕРАТУРЬ! 
ВОЗДУХА В 
ПОМЕЩЕНИИ

Открытие
1

1 “
'I sа: о £ *
« I
|йЗакрытие

Т емпература
ВОЗДУХА П ЕР ЕА  
К А Л О Р И Ф ЕР О М

Температура
06РАТН0Г0
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КОНТАКТ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
Диаграмма работы контактов

РЕЛЕ ВРЕМЕНИ

ВС-10-ЕЧ

КП -1

гп -з

<Т!-Ч -А -
т-5

ПРИВЯЗАН

ш ж
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Рук.сес Бобнева1
Рук. гр Рывушкинй
Ннз/свн. ИВАНОВ
ПР06ЕР. ВЫЧЕР08А Пр о х о д н о й  п ун к т  

на Ч прохода

Стадия Лиет ЛИСТОВ
~Й- КОНТР.Ъобнева ~ т ж р ч

ПРИТОЧНАЯ СИСТЕМ* II I 
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ. ОКОНЧАНИЕ

Госстрой сеср 
ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТ HZ

Г.М0ША
К о п и р о в а л : c ^ r U i ^ , 6 ~ O i ф о р м а т  a r
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НАИМЕНОВАНИЕ ПА
РАМЕТРА и МЕСТО 
ОТБОРА ИМПУЛЬС Я

КЛАПАН НА 
ТЕПЛОНОСИТЕЛЕ

Автом атическим
в ы к л ю ч а т е л е

Обозначение м онтт 
ного ЧЕРТЕЖА —

Позиция У/ 6F1

Питание ~220в 
от магнитного 
пуеийтЕЛЯ 
(си. ЧЕРТ. МАРКИМ

ОтКРбСГИЕ i j i

Ш

Закрытие
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5 1 2 !v>X * 1
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Устанавливается
no 4EPTE9ftAM ПАРКИ

,, ЭМ"

Л Ап п аратура , обозняченняя буквой  „ Э , зя к л -

361 БАЕТСЯ ПО ЧЕРТЕЖАМ МАРКИ „ УМ*.

2. Длини КАБЕЛЕЙ ДАНЫ с УЧЕТОМ В*/о НАДБАВ

КА НА ИЗГНБ6Г9 Поворот И ОТХОДЫ СОГААСНО ПИСЬ
МУ Госстроя ссср от 17./2. 1979 г. й 69-4.
3. В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ б СКОБКАХ ДАНЫ НОМЕРА 

ЗАЖИМОВ МАГНИТНОГО ПУСКАТЕЛЯ, ЗАКАЗЫВАЕМО

Псъ
свозит

МНЕ
На и м е н о в а н и е Кол При м еч ан и е

Ап п а р а тур а  по м е с ту

W НСПОЛНИТЕЛБНбГЙ МЕХАНИЗМ МЭО 1
По ч е р те ж а м  
марин „05й

SF1 Выключатель ав то м атич ески м

АП506-2МУ2 ту/6 -S 22, /33-78 
Эр. /, Од

1

км/ Пу с к а т е л ь  м а гн и тн ы й  ЛМЕ-/22

~ г г о в  ост и .0S36-001-Л 1 ПО ЧЕРТЕЖАМ 
МАРКИ „ЭМ*

Обозначение Наи м ен ов ан и е

D-----ГЖ ила кабеля или провода, используемая в качестве 
нулевого защитного проводника и присоединяемая 
К КОРПУСУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ.

Поз.
ОБОЗНА
ЧЕНИЕ

Наим енование Кол Примечание

Коробка соединительная

ТУ ЗБ. /75 3 -7 5

КСК-/Б i

Провод го с т  6323-7S

АП В t*2,5  м м г Н

К леелб  г о с т  t s o s -T ie

А к в в г  S * 2 £  m h z 7

МЕТАЛЛОРУКАв ГОСТ 3575-75

Р / - Ц - Х - 2 0 ч

ГО в ЧЕРТЕЖАХ МАРКИ „ЭМ.
Н, Но ДАННОМУ ЧЕРТЕЖУ СМОНТИРОВАТЬ / ЗАВЕСУ.

П р и в я з а н

ННб.Н*

тп 4 г с -$ -т 9  m i

Пр о х о д н о й  п ун к т
НА ПРОХОДЯ

СТАЛЮ лист ЛИСТОВ
р 5

тепловая з а в е с а  у  у  
Принципиальные схемы уп- РПВЛЕИИ£. сулема внешних

ГОССТРОЕ
проионын инс 

г.Моы

СССР
;ти п гяг
<ВА
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Ал
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О
м

Наименование 
параметра и
МЕСТО ОТБОРА 
ИМПуЛ ЕС А

РЕГУЛИРОА 
НИЕГ-Р61 
ВОЗДУХА б 
ПОМЕЩЕНА

Управление
КЛАПАНОМ НА 
ТЕПЛОНОСИТЕЛЕ

зяш и ш е е & ог Управление
заслонкой
НАРУШНОГО

ВОЗДУХА

П о м е щ е н и е
( ус та н , по ЧЕРТ. 
МАРИН „ Э М ”)

Пи та н и е
ЩИТА -2206
(см. ч е р т . .
МАРИИ,,ЭМ)

К 0 НТР 0Л6 ТЕМПЕРАТУРЕ/
а

ВОЗДУХОВОД6
Мйруокиоп
ВОЗДУХА

ОБРАТНОГО
теплоноем 
теля

в
понЕщвтS

t

1
1 II Si

If

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОН
ТАЖНОГО ЧЕРТЕЖА ТНЧ-151Т6 MB'S BE!A. / TM4/S/Z5 — — — ТМЧ-/Ч2-75 ГИЧ№75

Яоъиция 6 - У/ s 4 У 2 А/ — -  • 1____ 1— 2 3

а — г Oj/Снлп КАБЕЛЯ ИЛИ ПРОВОДЯ, НСПОЛБЗУеМАЯ в
кАчеетае нулевого защитного проводник# н  арисОБДЯ' 
няемпя к КОРПУСУ электро  оборудования ___

Щит УПРАВЛЕ
НИЯ приточной 
СИСТЕМОЙ Ш

Доз
0 БОЗИН
чеииЕ Наименование Кол Примечание

Коробка со единителемя T33S.frS3-75
КСК-6 / __

КСК-/6 /

КАБ£/!6 ГОСТ IS08 -  Тв
ДКВВГ /0x2,5ММ z 3 м _

А к ев Г  n*i,S  МП* € м _

Про зол гост 6323-73
АП В U 2 .S  ММ* 36 М —

ИВ/ {  */,0 ёШ ' /в м __

ПЗЗ /х/,0 ммг 27 м
МетАМОРЗКЯВ ГОСТ 3S7S-7S

Р/-Ц-Х-20 8 м ^

Р1-Ц-Х- 25 2 м __

Трубя стал сияя тост /0700-7$
20*/, 6 М/Л 3 м _

40 х 2,0 ММ 3 м

/ [JРЦНЦНПИДЛ6М6/Е CXEM6I УПРАВЛЕНИЯ ДАН61 НА ЛИСТАХ А0В1-3) ч «
2, Нп направлениях кабелей в скобках указам/ номера заж и 

мов ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ 3AKA36I8REM61X ПО ЧЕРТ, МАРКИ „ЭМ.

3.

4.

Монтаж защитного зануления вбтолнитб согласно инструкции

ПО МОНТА ШУ ЗАЩИТНОГО ЗАНУЛЕНИЯ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ 8CHZ964/ИМСС СССР, 
4иИН61 КАБЕЛЕМ ЛАНЕ! С УЧЕТОМ 6°/о НАД ВАВКИ НА НЗГНЕ6/, ПО

ВОРОТЕ/ и откодЕ! согласно писёну Госстроя СССР or ft. 111$7$гм8$-А*

I ГиП |Рб/жак ж ? ?
—

Т П  4t6- s -30.64 AOB/ВЕНИН А
БОбневй С///А

Рук.те. Р61БУШКИШ
Ииж- ИВАНОВ

| ПРИВЯЗАН АРОВ. МЕР5ЛИКИ! z z Проходной  пункт
HA 4 ПРОХОДА

ЖШЖ
ЯКОНГР. БОБНЕВА — н м

— Приточная система а * 
Схема внешних соединений

Госстрой сесР 
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ы ?~ П МОСКВА

uhb.aH — — -—
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t. Шк а ~р  у п р а в л е н и я  н е то ч н о *  cm-те  мой „Я У " и п у с к а те л ь

АЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСОЙ „ У  М 1 "  УСТАНАВЛИ
ВАЮТСЯ ПО ПРОЕКТУ ЭЛ СИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

* Все н ето к о в ед ущ и е  части  установок, которые могут

ОКАЗАТЬСЯ ПОД НАПРЯМ ЕННЕМ  ВСЛЕДСТВИЕ ИА РУШЕНИЯ  
АЗОЛ Я Д  ПНf ЗАЗЕМЛИТЬ с о г л а с н о  П У З

3, Мо н т а м  п ри бо ро в  и  с р е д с тв  а в т о м а т и з а ц и и  вы пои 
ш ь  СОГЛАСНО СТРОИТЕЛЬНЫ М НОРМАМ И ПРАВИЛАМ
СНнП А/ -J 4 -H  Госстроя СССР

4. Позиции МОНТИРУЕМЫХ ПРИБОРОВ И АППАРАТУРЫ, А ГАК ME 
НУМЕРАЦИЯ И ТИПЫ КАБЕЛЕЙ СООТВЕТСТВУЮТ СХЕМАМ ВНЕШ
НИХ СОЕДИНЕНИИ НА ЛИСТАХ ПОЗ  ̂ - 5,6

6. Ра з м е щ е н и е  с о е д и и н т е л ь н ь /к  к о р о в о к  C U T у то ч 
нить при  м о н г а м е -

На и м ен о в а н и е
Обозначе

н и е

Отб о рн о е  у с тр о й с тв о , первичны й и зм ер и 
тельный ПРИБОР ИЛИ ДЛТЧНК, ВСТРЛНВА 
ЕМ ЫН В ТЕХНО Л 0 ГИ ЧЕСКОЕ ОВОРУ ДО В Л Н НЕ 
ИЛИ ТРУБОПРОВОД

Прибор, р е г у л я т о р , и сполнительны й  
МЕХАНИЗМ, ЗАЕКТРОАПП А Р А ТУРА И ДРУГОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ, УСТАНАВЛИВАЕМОЕ ВНЕ ЩИТОВ

Сое д  ини г е л ь  п а я КОРОВКА

Поз Обозначение На и м е н о в а н и е Хол Пркмтч

Г ZfUZO Про + инь В -06разны й  
ГУ 36 ///3 -7 } Z

ТМ3 31(79 
01
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Р ы т к  ,
ВЕНКИ -7

г  ■

[ Тук сек т\
1 Он.. . .

БсеиЕв/)

ш п ш ш л ш Л

р
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— __
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\
~ _ Т —
= рппа. п -

т п  4 f G -S -3 0  8b АО51

Проходной  пункт 
ИА 4 ПРОХОДА

Пл а н  трасс к а б е л е й  
_ А Т Р У Б ________

р \ 7 \
ж г ш т ш  СССР
ПРОЕКТНЫЙ института Z
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Н й им ен оаяние. р а ш

Объем  работ Тщ о-
емком
Щ.АИ.

Пр о м -
житель
иосгь
дни

К о л - в с

с м е н

Число
PA60-
чих в

СМЕНУ

м е с я ц ы

П р и м е ч а н и еh .
ши. **»

 ^ г»
__

_
it

__
_ I  l  ж

Н Е Д ЕЛИ
1 2 3 4 S £ 0

) Р азработка гр у н т а м3 4$о IB 4 2 2 4 f

2 Обратн ая  засыпка грунта II м 14 4 2 2 lh
4

\ в 

4

Устройство ФУНДДМенТОв 

Ь тронстзо т я ш  м а т а

II

//

W  

.  V

2$
G }' 2 3

6

5

6

7

6

У стройство стен наружи.и внуг 
У с т р о й с т в о  перекрытий и покрыт.

м г
л

56 4 114

2 7 }- 2 4
S

Устройство КРОВаи №сл. 1/ ш & 10 2 2
£

Моя тяж  М ЕТАЛЛОСОНСТРУКЦШ т 2,4 S 12 2 2 3 X
9

10

З аполнение дверных блоков  

Заполнение оконных проемов

м2

/1

$1,2

52,3

44

31 Ь 2 2
Б

11 У стройство полов
В т . V . ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 

"  ЧИСТЫЕ полы

и

м 2

нчг

44г

112
42
40

7
12 2 3

6

!2 У с т р о й с т в о  п е р е г о р о д о к II 20 у 33 S 2 3
е

13 В н у т р е н н я я  о т д е л ы II m s 214 27 2 4 »

14 Вн у т р е н н и е  САНТЕХНИЧЕСКИЕ т ъ 7.Р. 4,01 GS /7 1 3
£

IS
Вн у т р е н н и е  о л е к т р о  т е х н и 
ч е с к и е  РАБОТЫ

п ш 22 4 Z 3
б

1C П р о ч и е  р й в о т ы и 0 4 '54 2 4 1 2
г

Г

У  ТО го i b S67

График, потребности рабочих

ЧЕЛ
30

2о

10

Сред н я я  численность рабочих  22чел.

1 2 3 S в 7 s НЕДЕ А И

М а к с и м а л ь н ы е  в е с а

ну

п/п
Наименование конструкции

Вес
конструкции

7

1 f/IOKH БЕТОННЫЕ т
2 Стеновые панели 42
% Панели перекрытия sts

Машины и м е х а н и з м ы

т
п/п

Наименование Марка

1 Экскаватор емк. qes ю* 9-SS2

2 fo ЛЬ ДОЛЕЙ 44 АС. Д-SJS

3 Кран пневмоколесиый К- АБ/

4 Компрессор ЗЯФ-SS
S Сварочный трансформатор ТС- 500

(I о и  ВЯЗАМ

И ИВ. Н$
Г* я-х. к Рыжик f r ' f '

T f l 4 I G - S - J 0 . 6 4  DCV ' > *t ■/Гг ^
hi Се сЧ Ы>РЬьМК*П h
Рук га Зас емкая
Ст. *иж, ЗУРИАа
ПРОВБР. ЗАСЕЦКДЗ Пр о хо д н о й  п у н к т  

на 4 ПРОХОДА
Стадил Лист Листов

Ш Ш МУРАШКИН t
р 1 1

Основные положения по
ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

ГО ОСТРО И СССР
прентный институтка 

Л МОСКВА

Типовой проект 416-5-30.84

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293821/4293821524.htm

