
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

4 0 7 -1 -9 4 .9 0

АВТОМ АТИЗИРО ВАННАЯ 
ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 

М О Щ Н О С ТЬЮ  1x100 кВт

АЛЬБОМ 3

Вариант здания из бетонных^блоков 

А С  Архитектурно - строительные решения стр:3- 29 

О В  Отопление и вентиляция стр.ЗО -34

ирландское вязание

http://www.kruzhevo-len.ru


типовой ПРОЕКТ
407  - 1 -  94.90

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ДИЗЕЛЬНАЯ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ МОЩНОСТЬЮ 1x100кВт

АЛЬБОМ 3
ПЕРЕЧЕНЬ АЛЬБОМОВ

ПЗ Общая пояснительная записка 
ТХ Тепломеханика и электрооборудование

■ ' Вариант здания из кирпича и мелких стеновых блоков 
АС Архитектурно - строительные решения 
ОВ Отопление и вентиляция 
А Вариант здания из бетонных блоков 
АС Архитектурно - строительные решения 
ОВ Отопление и вентиляция 
СО Спецификации оборудования
‘ Вариант здания из кирпича и мелких стеновых блоков 
ВМ Ведомости потребности в материалах 

'Вариант здания из бетонных блоков 
ВМ Ведомости потребности в материалах

Вариант здания из кирпича и мелких стеновых блоков 
С Сметы

. Вариант здания из бетонных блоков 
С Сметы
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г

Продолжение
Номер
Листа

Наименование и  обозначение докум ента  
Наименование л и с т а

С тр.

т Узлы и д е та ли  подпольных каналов 20

/9 Ф ундам ент Ф Ом  (  дизель -  генератора т и п а 21

Д ГА -3 - 100712 м ощ ностью  100 к в т
йо ф ундам ент Ф О м 2 п о д малое ти п а  6 /2 -2 5 - 1 .А //6 -/ 22

9/ Опорная тр у б а  0 Г 1 23

22 Фундаментный д о л т дизель-генератора и ра ди а то р а 24

23 Стакан для устр о й ства  гнезда по д ф ундам ентны й 25
б о л т (С И ]. С етка 0 /

24 М еталлические крышки К 1 -К А 26

2S Металлические рамки Л7Р/ ~(1РЗ ' 27

26 Решетка жалюзийная Ж Р1 23

27 Изделие закладное М /Н 29

Челтеж и^ м етки 08

1 Общие данные (начало/ 30

2 Общие данные (окончание/ 31
3 ' План. Разрез / -/ 43
4 Крепление брезентовой в с та в к и 33

S П ла н  и  схема систем ы  о топлени я 34

Номер
листа

----------- ------------ - -----------------------|Ь.п.-------------- ------------------ ---- -
Наименование и  обозначение документа 

Наименование л  и сто
Стр.

Чертежи Ла пки  АС
1 Общие данные (начало/ 3

2 Общие данные (продолжение/ 4

3 Общие данные (продолжение/ f

4 Общие данные (окончание/ 6

$ План 7

6 Фасады / -  2, 2 - (  A S , 5 ~ А __  __ 8

7 Разрез / -/ 9

8 Экспликация полов 10

9 Ведомость перемычек. Ведомость проёмов 11

т биды  А, 6, П лан кровли. Узел А. 12

11 Схема расположения элем ентов Фундаментов. 13

Развертки стен. Сечения. Спецификация к схеме
/2 Схема расположения элементов покры тия. Узлы, 14

Сечения.
13 Схема расположения элем ентов покры тия. Изделия. (S

Сечения
14 Схема расположения элем ентов покры тия. /$

Спецификация
/5 Схемы расположения стеновых блоков 17

16 Спецификация к  схемам расположения стеновых блоков /в
17 Схема расположения элем ентов подпольных каналов (9

и фундаментов

~ Ш Г Щербаков
Начотд. Шечотобт

Привязан
____ L

Гллониг, Ломакин .
Рукер. куропий
ислолн. Обухова /
Ркан/пр. Лудинино /е.дТ-

И н вт я

Г П -4 4 7 -/-У 4 .90

Содержание альбома 3 Гипросдязь- А 
г . Новосибирск 

Форм ат A S



Ведомость рабочих чертежей основного комплекта А С

Гист Наименование Примечание

7 Общие данные /начало/
2 Общие данные /продолжение/
5 Общие дш/ные /продолжение/
й Общие данные /окончание/
5 Г/лсн
6 Фасады / -2 ,2 -i. А ~5, б -А
7 Разрез f - t
a Экспликация полов
9 Ведомость перемычек Ведомость проемов
т Виды А , 5 . План кровли. Узел А.
а 1 Схема расположения элементов /рундоментов.

Развертки стен. Сечения. Спецификация к схеме
. V

/2 Схема расположения элементовпокрь/тия. {/злы. Сечения.
13 Схема расположения элементов покрытия. 1/зделия.

Сечения.
/4 Схема расположения элементов покрытия. Спецификация
iS Схемы расположения стеновых блоков.
i6

t
Спецификация к схемам расположения стеновых
блоков.

i l Схема расположения элементов подпольных
каналов и  фундаментов

Рабочие чертежи разработаны  6 соответствии с 
действующими нормами и правиламиt обеслечибающи- 
ми безопасную эксплуатацию  сосружений при соблюде
нии предусмотренных проектом м ероприятии

Главны й инженер проекта ЩербакобС.и.
Главный инженер пр /вязки

Продолжение*

Гист Наименование Примечанйе

/8 Узлы и детали подпольных каналов у>у.:..ii
19 Фундамент ФОм 1 дизель-генератора типа . .

. V* ̂* i.%

ДГА-3-/00м2 мощностью /00 к Вт. 1 : _ ' г'

20 фундамент ФОм2 под насос типа Ш2~25~/Л//6- /
21 Опорная труда ОТ/ \
22 Фундаментный болт дизель ~ генератора и радиатора п ’ *' *

23 X | ! 1 I д. 1 ’ " <
болтМСетка С /  ̂ *■

24 Металлические крышки /Г/~П4
25 Металлические рамки М Р/-тМРЗ
26 Решетка жалюзийная Ж Р/
27 L/зделие закладное М И /

__ —
Привязан - V-

—_

инвне .6

run Щербаков ТП U07 - / - 9U.90 -АС .Пач.ртд.
Г/7.К0НС/П

Шематовт
домакин

Гп.арх. СоломахинWk9 ,Рук гр. 
Разраб.

Новикову
Никурда ЩГ АДЭС / * /оо квт 

( вариант в  блоках)
f*WgL ШШШ Ш£Ш>Ш Iваш

71-контр.Дубинина.~йЗ% Общие банные 
/начало/

Гипросбозь-в 
г. Новосибирск_, /'

ф о р м а т АЗ



Техника экономические показатели

Наименование показателя Толщина 
стены,мм

Количествоnputn, °С
-г о —30 — 40

Площ адь застройки, м*
too

35,54 35,64 35.64

Строительны й объём, м* Щ38 125,1 126.17

Общая площ адь, м* 26,6$ 26,6$ 26,6$
I

Ведомость спецификации

Лист Наименование Примечание

9 Спецификация перемычек
9 Спецификация элементов заполнения проёмов 1

to

н1§]

11 Спецификация к схеме расположения элементов% 1 1

14 1 1 | 1 I 1 1
покрытия

15 | 1 i 1 ! 1
17 Спецификация к схеме расположения элементов

подпольных каналов и фундаментов
го Спецификация элементов монолитной конструкции
21 Спецификация эленентов 071
гг Спецификация на фундаментные болты.
23 Спецификация элементов сборной конструкции
24 "Спецификация элементов К 1 -К 4
25 Спецификация элементов МР1— МРЗ
26 Спецификация элемента ЖР1
27 Спецификация элементов МН1

Привязан

Нн&лЛ

Общие указания
За отм етку 0,000 принята отм етка чистого пола здания, - 

что соответствует абсолю тной отметке \ I 
Степень огнестойкости зда ни я-Л-
Категория производства по взрывопожарной о п а с н о с ти -/ Д  

Фундаменты —  из сборных бетонных блоков ГОСТ 13579-76. 
Стены—  из бетонных блоков по серии 1.133.1 — 7.$ып. i j -  1. 
Покрытие— из сборных железобетонных пли т по серии 1.141-1, выпбЗ. 
Перегородки— из кирпича кмз/то/гз/ГОСТ530-80 на растворе И  SO. 
Полы выполнить после прокладки всех коммуникаций;/ устрой  -  . 

ства фундаментов под оборудование.
Утеплитель на кровле— потаблице,лист7.0предепить при привязке . 
При производстве работ 6 зимнее время стены здания возводить 

на растворе не ниже MSO с противоморозныни добавками, бетонирова
ние монолитных железобетонных конструкций производить с 
применением электропрогрева или безобогревным способом, применяя 
бетоны с противоморозныни добавками При производстве работ 
руководствоваться СНиП 3.03.01 — 87.

Примыкание дверного блока к  наружной стене выполнить по 
с .гя з б -г  Вью. 1, т д  20 ,21, 2 2 .

Вокруг здания вы полнить бетонную отм остку ш ириной 
0,75 —  1,00".Разм ер определить при привязке

Наружная отделка  '•* ^
блоки улож ить с расшивкой швов, окрасить силикатной 

краской. Ц вет определить при привязке;
ливерной блок окрасить масляной краской за 2 раза; 
Жалюзийные р е ш ё тк и  окрасить эмальмэ П Ф — из Г0СТ6Ш-95; 
цоколь ош тукатурить цементным раствором t i 50 с 

последующей окраской силикатной краской.

Иач.отО 
Гш нт 
Г/г. а,ох.

Н'монтр. ~ДуЗипина

Т П Ц 0 7 -1 -9 Ь .9 0  - А С

АДЗС 1* 100кВт 
(Вариант 8 блоках)

СтадияЛист Листов
р г

Общие данные 
/продолжение/ и (к

 t
v И

4

Формат Аз



6  е доп о с ть  ссылочных а  пр и ла га ем ы х д о х  у  п е н т о д

Продолжение.

Обозначение Наименование Примечание

' Ссылочные до* - генты

с. 1.136.5-/9 ДВери дерсВяннь/г наружные для

хилых и общественных здании

c . m a . f - f вып. / Перемычки железобетонные для

зданий с кирпичными стенами

с.г.поч бып. < Д е та ли  фундаментов жилых здании
с 3.230’ 1 бып. 5 Детали стен и перегородок об-

ш ест Венных здании
C.Z236-3 Вып. 1 Детали примыкания оконных и двер-

ных блокоб S  общественных зданиях

с. 2 А 6 0 - 16 Вып. 1 ТилоВые узлы покрытии промышлен-
ных зданий В местах пропуска Вен-

тиляциомных ш а хт
с. 2 .460-18 был. 1 (Алы покрытий одноэтажных про из-

ВодстВенных зданий с рулонными

кровлями и  железобетонными плитами

с. £f4f- 1, выл. S3 Панели перекрытий, железобетон-
ные м ногопустотны е

с. f.694~26. Вып. £ Стаканы  для крепления крьпиных

Вентиляторов, дефлекторов и зонтов

Привязан

.W M L

Обозначение Наименование
«

Примечая

| j

ос

С ././33./-7  б ы п./-/ блоки наружных стен для жилых зда -

ний Высотой £-4 этаж а и  обществен-

ных зданий высотой £-в э та ж а Г  ' '

с. 2 .260-/ Вып. 6 Детали покрытий общественных зданий
Прилагаем ы е докум енты ■/ • •

ТО  607- £-96.90 ведомость потребности в Дльбом 6i •'

м атериалах

Условные обозначения 

Железобетон 

Э нергетика  

вентиляция'

Отопление

Труба асбестоцементная 

Труба стальная вода газопроводная

Г Л М 7 -1 -9 Ш  - АС

АДЭС £ х /оо к dm ’я я у ш т .д  г т я я й
( В а ри а н т В блоках ] Р  3

Общие данные 
(продолжение]

Гилросбязь-6  
г. Новосибирск



Ведомость отделки помещений

Наименование
помещения

Потолок Стены или 
перегородки

*■ Пиз сте н  или  
'  перегородок Примечание

%•Пло
щадь,

м*

вид
отделки

Пло
щадь,

м*

В ид
отделки

Пло
щадь,

мг

в и д
отделки

высо
та ,
мм

Дизельная 2^5
Затирка,

известковая
побелка

31,16
Затирка,

известковая
побелка

26,02

Штукатурка, 
Наел ян ая 
окраска 1S00

венткамера 8,< т о  же 13,74
Затирка,
клеевая
окраска

— — —

Прибязан

Шби*

Т П Ш -М & 9 0 - АС
\

АДЭС t *100 к В т  
f6Орионт о блоках)

Общие данные
{QKOHUQHoej

£-L*[
Гипросвязь -&  - 
г Новосибирск__.
Формат дз.



Таблица толщин наружных стен

Материал стены

Крупнора мерные 

легкобетонны е  

блоки /  *900.., ИОО*г/мз

in
Воздуху

Толщт
т е щ

мм
А ,

мм
6.\

нм\
-2 0 ш зоб

-3 0 коа щ

-4 0 ш щ 300

ведомост ь от верст ий

Поз,
т в .

ПРУН&А
л е г 
кость
ото.

ширила
отв.,
мм.

высота
отв.,
мм

Wfe Примечание

1 в iOQO 4500 09/0
ЩтмитьмА/* 
Т З̂Лис/пы/0.25

г в 530 ИЗО 0.200 То же
3 б 920 № о т И

4 В woo 7300 0.200 и

5 Э /so 109 0.700

/Отверстие по у 5 закрыть мет алли
ческой коробкой с дверцей из листовой 

стали б *2мм ГОСТ79903 -74 с размерами 

300 * 200(h ) нм, глубиной 2 0 0 мм вез задней 

стенки. Крепить к обрамлению отверстия 

на сварке.

Т П  4 0 7 -7 -9 4 .9 0 гА С

АДЗС 1 * /00 кВ т 

(В а р и а н т в  блоках)

П лан

УЕШЬТЕ. V/zHtffl Т/ЮТиМЛ

Гипросвозь - 4 
г. Новосибирск 

Фармат Аз





If-
Разрез /—  1

tflau зрабия/ГОСГ6268-82/ § топленный 6 битумную
мастику /ГОСТ2889-80/Л» Юнн _________________
Л  лонная кровля-pyfepoud пробельный
. * V1-3S0A ГОСТ №*2-82 -  / мой________________
^Ъёроий РПП—ЗООА ГОСТ /0923 -32 -  3 слоя 
Цементно-прсчаная стяжка MSP h»20мм 
Кррдмштобтон па уклону от20РоЗОкм г  *800

Отеплитель по таблице ______  -
Пароизаляци я—рубероид на течем  битуме- 1слой 
жл плита покрытия П -2 /0  м л / ---------------- Таблица толщин утеплителя

Вид
утеп

лителя

Материал, 
утеплителя

ж /
К2[м*

Узлшина отеплите* 
ля, См; яри1Ш °е
~2В -1 0 0
А. 6 А 5 А б'!

*5*

1

Газо -  и  

пенобетон

600 7 8 Ш 12 14 15

т S S 7 7. 9 Ь

300 4 4 S 6 7 8

Платылинера/Ш" 
Ватные 

га ;т  9573-ег

300 3 3 4 S 6 б

200‘ 3 "3 1 i 3 6

4

Грабий „ . 
керамзитовый 600 $ 6 8 9 11 13

Щебень из 

ш лака

600 6 7 8 Ш И 13

д о S 5 Т 0 9 10

t Отмастка бетонная без бортобот камня/ 

бетон В  ZS толщиной /SOмм.

©

| " ~ Н Г "

Т П Ш -1- 39.90  -А С
п т U 'jfcsS '
н а ч т д - « г

Г л м н т Л ом а к и н  _ W£l£/U*
ГлвРХ. С т н а х и н

I П р и в я за н Р р -ф - Н оВ и к о ба * ? А Д  3 0  i  х  Ю О к З рг^  

(В а р и а н т  В  б л о к а х )

\>ш ГЛ !Гк ъттиШ  ъл п и Щ ш з
P a sp a d . Н и к ур д а

ж ж а ш ш
\ у у

—
н .ш ш р . 1 \ gZ Z f- :я .а ? Р а з ,р е з  1-1

Г и п р о с В я з ь -4

л  И о б о с и б и р с кI ИНОМ* |
— г  — 1l J J —

Формат Аз



Экспликация поло8

наиме
нование 
помеще
ния по 
проекту

Тип
пола

по
проек
т у

Схема пола 
или номер 
узла по 

серии

Элементы пола и  их 

толщ ина

Пло
щадь
пола,

мх

Дизельная 1 I Ъ / л щ ,Wm

• Керамическая п ли тк а  
/ГОСТ 6767-  80 /  —  янм

• Стяжка и заполнение 
шбоВ из цементно-песчано- 
го растВора М150-20мм

• бетонный подстилающий 
слой из бетона
В 12,5 —  700мм

• Грунт, уплотнённы й  
щебнем крупностью ОО— бОпм

Ц *

В е н т-
камера

Z щщ
• Бетон В i5  — '20пм
• бетонный подстилающий 

слой их бетона
В /2,5 —  /ООнм

• Грунт, уп ло тн ё н н ы й  щеб
нем крупностью  00— 6Он к

г;/о

ТП107-  1-9690 -А С

АДЭС f t  Ш  кВт 

[Вариант 6  М олах)

Зкспликация пол о8

Ст&ЖРист Листа!?

Гипросвязь -4  

Г. Новосибирск
Ах





1г

Спецификация злементов

ш
м * т
* ttso

План кровли

гм о -м .ы

М а р т, 
поз. Обозначение Наименование Кол. Масса

ебке
Приме
чание

меч Л и с т 25 Металлическая рампа МР1 1

мог Толее Металлическая рампа МР2 2

MP3 и Металлическая рампа MP3 6
А / Лнкермю*50 2 я230мл 12 ОМ

' Ф16А1 С*120лн 11 0,&
А2 ЙнкерМ12*35 С* 150лн-

—т 
6 фЗ

Ф/гА1  е> во нм 6 0.07

Т-обр.коетши изЬ лл полосовой 
стали длиной Ч50пк истанаЗ/ш: 
баются через680,крепить2с ~~~ 
ми к деревянным проб пал  

fOOHOQ

A t  A t
ДляАЩ  100

ГИП Jщ е р т т 4 ^
Начртд. шлатоваь •4f
Гл.капет& Ломакин
Гл.арл. ш омаш н л

Привязан Рук.гр. Иобико5а *
Разрад Доёлина с

■■ — ' 1 \

И к о т Дубинина. lo.oS-Ином* * 1

-  Т П  407— 1— 9^9 0 -А С

АДЭС / * 1QQ к8 т 
Iв а р и а н т в  блоках)

Виды А , 5.
П ла н  кровли. Узел А .

СтадиАлист
10

Листов

Гипросвязь-А 
г. Новосибирск
Формат А з



Схема расположения элементов фундаментов Развёртка степь/ по оси f
-0,0/0

т э Щ & т  ^ S t

Спецификация к  схеме расположения элементов фундаментов

0.(500 М Марка.,
поз.

Обозначение Наименование Кол
Массег] 
еаязл

\f1pcfMC‘
рани*

- блоки бетонные

Г i ГОСТ /3379-70 Ф Б С 2 4 Л 6 -Т 11 1500 . ) ■

г Гоа /3379-73 Фбс /г. ь з - г 5 5*0
» 3 ПЯТ /3379-78 ФБС З Л б -Т 5 470

Монолитные забелки
Материал
бетон класса 57,5 Q86 м*
Труба асбестоцементное
Burma госттэ-оо, Г'/ооо 4
Труба во * Я ГОСТ3363 -75

В'ООО г

Развёртка стены по оса А

/Условия строительства приведены в альбоме / 
гЛри привязке проекта Мубину заложения фундаментов 
?елять по с н и ne.oe.0f-S3.
5 Кладя у  блоков вести на растворе М50. Нижний ряд блоков 

укладывать по выравненному песчаному основанию слоем 50мм. 
Местные заделки Выполнить из бетона класса В 7.5.:

5,Горизонтальную гидроизоляцию выполнить из цементного 
Г̂идроизоляция Раствора состава 1:2 толщ иной гОмн на отм. -О.ОбО.
'л а т^ о Ш  ^ ри привязке проекта предусматривать защ иту теплопровод

Развёотка стеныпо оси б 7а06° дов, предотвращающую проникновение газа 8здание.Конструкцию з е т -
на ерша по оси ^  mf приникать по согласованию с местными орланами газового надзора.

3

ТП4Ь7Ч -94М -А С

ЛДЭС Т*/(/О кВт \LmadtuA/kim
(Вариант в блоках).

Схема расположения ш ментоб 
срундаментовРазвертни стен  
Селения. Спецификация к  схеме

11
Гипросвязь- 4 
^Новосибирск
Формат Аз
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Анкер A 5

Плита покрытия

Спецификация к схеме расположения элементов покрытия

Марка
поз.

Обозначение Наименование Кал. Масса
ед.,кг

П ристе
мие

Железобетонные элементы

т Серия 1.М  -  /,В.бЗ Панель ПК60.(1-бЛтЕг 2 2 (0 0

П2 Серия Ш  -  1,6.63 Панель ПК60.Ш -6ЛФ 2 (725

С П Сер’Ш Ш 4 -2 4 ,8 .( С та к а н  СВ П Д -1 1 1.50
I . Металлические элементы

' М Р Серия i m  -  1.6.5 изделие М2 3 16

АР ф(ОА ~Х ГОСТ578/'82. 2Н030 В 0,6к
------i------

А к ФЮА -1.ГОСТ5781-82, 2*300 6 0,19
~еез
чертежа

А5 0/ОА ~Ш,ГОСТ5 7 81 -822*260 к 0J3

0Т1 m m -.t -м о  ас- ei О п ор н а я  тр уба  ОТ 1 1 и , St

1
Ш -аТУН -М 27-вО  *  гтг 

ДоуТОёр сстЗГесЗГОСТЗЛО'Вб 2*6/60 1 269,2

2 к 25,3

3 y*M°KWmШ Ш нШ ш М50 к 162

к к 0,к7

5 <t42A-E,70C75784-82.С *5980 к 5,31 '

Продолжение
Марка,

поз.
Обозначение Наименование Кол. Масса

е4Цг
Примеча

ние

6 <ш -1 ,госгш -гвг, 8’Ж к2 W
7 , n a a ca ^ ^ ^ l^ l^ ^ fiek 2 W
8 Полоса ъСтШШ1ШЖе,№ 3 Q71

9 Я явса^^Т ш еШ ^Я О 1 3.7 Вшстть no чертежу
Ю <542АШ. ГОСТ5784-82.8'2520 3 2f2k

ш ТПШ -W S O  АС-43 Закладная деталь M l г
Сборочные единицы W ■ - i ■

и 1 I ж *> 1 / т
12 Полоса jj / ■U p
13 КробстальД'Ор, 0Cr/Hf-t9S-85 Ц87 Hi
Ik ГШошШ Ш Ш г§ Ш '/г # 1 anx Выполнить

mmmsst.
Материал

) бетон класса В 7.5 0,20 ms

(Данный лист смотреть совместно с листами А С -/2 U АС-13. 
2/Уа опорах торцы панелей покрытия заделать бетоном клв 7,5 

на 120 мм.
ЗШВы между панелями забелить цементным раствором М 100, 
k ОВерстия В плитах пробивать, не нарушая более (з& ребра. 
5.Все металлический изделия окрасить масляной краской за2раза.

Т П к 0 7 -1 -9 Ш -А С

АДЗС Л  (00кВт 

(Вариант 3  блоках)
Схена расположения 

элементов покрытия 
Спецификация •

СтайиА Лист \/1 истов

14
Гипресбезь-к 

с Новосибирск

4

Формат As





Марка, 
поз. Обозначение ^ 1 UautrppoSawe (Сол.

Масса
ei,/et

Драме-
чаюе

Простеночные блоки

/ Серия/ т / -?. < - t -m m /  в н  а . г г м  -  7 s n 1 /330

2 Серия t t J i f -  У -  1 -оит нг /ВН /028 ь о  -  г з п 6 (380

3 Серия/, да/- V - 1-шюо-/з /ВН /3.28. /<0 — 75 П 4 1600

4 ^ Сепия im / - v -  i-a m -n < & П Ш . W  -  75 П 4 2240

5 серия t m - v - 1-o m - is <В. /9.23.40 -  75П 1 гв№.
, Углобые прострпочнывблоа

б о р Серия 1.433.4- Т4-М Ш 0-К 16Н У 7.21.4,0 —  75П -2 / нго
7л Серия 1(335- У-1-ОШ0-О7 /6НУ 9.28.40 -7 5 П -1 г т о
7пр сер и » i t s s j-  »-1 -т м -т 1 ВН// 9.28.40  —  75П - 2 4 №

Подоконные блоки

8 Серия ш и - гн-вт оо 2 6н3 .8 .4 0  -  75 f f г 320
Перемычные блоки

9 серия ш и - v-1 -т о -а З Ы З В .6 .4 0 - 75П 1 860

Поясные блоки
40 Серия t т .  1 - и-1-fW Q-tb 4 6 Н / 8 .6 .4 0 - 75(7 г 450

м Серия ш з з -и -н т -ё 4 ВН 216. 4 0  —  75 П 2 550

и Серия m s ./ -n -i-w o o -m 4 ВН 24.6.40 — 75П А 610

Поясные углоВые блоки
43Л Серия 4 433.4- 7.4-1-46009 4ВН У 9 6 .4 0  -7 5 П -/ 4 200

43/р Серия 443X4- 14-1-47000 46Н У  9 .0 .4 0 -7 5 (7 -2 1 200

бродолюние
Марка,

поз Обозначение Наименование Км.
Масса
сд.,кг

Приме
чание,

4Ал Сепия i(3 3 J-7 .(-f-m 0 4 H 4ВИУ Ш 4 0 -7 5 /7 -/ 1 290
14пр Сепия иШ-7./-/-(гто,1 46НУ /26 45 -7 3 (7 -2 1 290

у % Парапетные блоки

15 Серия 4133.4-73-4-23400 5 й н  (2.9.30 2 380
16 Серия 4.43X1-73-4-2X000-01 $6Н 15.9.30 0 Ш •

парапетные углобые блоки

47Л Серия ш з ./ -7 .(-/ -г з т $ 6НУ.13.0.30— 730— 1 1 а »
47ПР Селия 4133.1-7.1-1-2X000' ЗОНУ /59.307-73(7-2 1 $00

. ^ М атериал ч
Легкий бетонfrHOOtPfi* 0,5 м*

/.Все опыт нежду теноВыми блоками (простеночными, перень/чечшми, 
//оясными и парапетными)  сВязать за подъёмные петли скрутками из 
3 0 4 мм проВолоки.

ев  стыках между простеночными блоками улетать 2(000 рубе
роида и пакет ш битумизироСанного Войлока толщиной ВО мм и  
$ад?лать лёгким детоно» £ *4№ кг/м*. Наружный шоб между четвертя
ми длагаВ проконопатить паклей и заделать цементным растВо 
ром м  50.

В Для Выносного элемента /  расход металла составляет:
L 'В*50*5 — £,63КС ;  ФбА-1— о./ке~

ПриВязан -

НнВт

т '4 0 7 -1 -9 Ш - АС

‘221П77ЩШГ 
(Вариант 8 блоках)

ш ш ш ж т яял

Специсримация к  схемам 
расположения стемооых 

блокоВ\
ГипросВязь-й 
г. Новосибирск
Формат Ах
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Спецификация к схеме расположения элементов подпольных каналов ифундаментов

_Q(300h) 
g от/

77Ш

Мирка,
поз. Обозначение Наименование Кол;

Масса
едкг

Приме
чание

Фундаменты под
I . оТюрудоби/ие

Ф0п 1 т п т - м т  а с-/9 Фундамент дизель-генератора12 ;
Ф0п 2 m m -f -ш о  АС-зо Фундамент лод насос {

Металлические элементы

К1 rnw-t- ш о  а с -24 Крышка К1 7ГL4S
К2 г п т - г т о  а с -2* Крышка К2 /;7.62
Кв т  407 -1-94.90 АС-24 Крышка КЗ 3 6.SS
п ГПШ -1-94.90 АС-24 Крышка Кб 6 22.6
1 I Рифлст 8-5 ГОСТ8Ш 0 7ore 77е

Обрамление каналов -
71И1 W4O7-7-9490 АС-27 Изделие закладноеM 'f less 3.83, п.м

2 , ц*пл»* бо*5о*5-агосгет-8$' I ЗСтЗспбГОСТ380-S* 7.75 3.77 п.м__
3 XMvn /О-A ГОСТ 2597-88

ЗСтЗспдГоазео- ое li,Si 0.785 л.м

А 6 W W -i-9 4 .9 0  АСЧО Слаба t72ASГОСТП81-82(-9А 6 0.8 Вылшнт 
по черт.

А7 Г/7407-7-94.90 АС-/8 Анкр.П& ЧО, £-230 1 4 0 2 т ш
С-7900 3 1 1

/ Данный ли с т смотреть совместно с листом AC-f8

T /7 4 0 7 -/-9 4 S 0 -АС

МЭС 7* /00 кВт 
‘ ( вариант 8 б ло к а х )  

бхемарасположений элементов 
подпольных каналов и  

фундам ентов

Г/ЛШШ Г/РН7ЩI

77
Гипросвязь-б 
гМовосидирск 

формат нз



/ Подпильные когалыи приемки выполнить из бетона классов & 

3. Закладное изделие tfHi заложит 3 бетон во Дрене устройства 
бетонной подготовки пола.

Д боковые поверхности каналов и приенков, соприкасатщиссе 
с грунтщ обназшоь битумной настилай за 2раза.

б Данный лист снотрсть еоЗнестно о листан AO~f?,
SРезану принлтьпо ГОСТ 7Ш ~ 77, клей-по T ltS O -m m t-Ж

Г/74д7-/-д4М -АС

АДЗС fx/00/гб/т? 
(вариант 3 блоках J

5^Ж?. Умы и  Детали
подпольных каналов

/3
/ЪлросЗозб -Л  
е.Повосибирек
Формат АЗ



Ф асад

Ааральт-20пм

Асдрапыг?'2внм

Гнёзда для  
установки Ф унда
ментных болтов
т е .

Пеан

s/s .229
floM ftQ X

пег

® * А-.-й£

Гнёзда дан фундаментнь/х 
болтов Г7/6

I  Заливку болтов производить растворён М  /00 
2.Верхняя грань фундамента выравнида ется 

но уровню, отклонение о т  горизонтали не должно 
превышать -  Змм.

3 Сечение 2 -2  см. л и с т  А О -2 д  
4.Спецификацию на ф ундам ент см вист А О -20

TH W -fSAdO -А О

Привязан АДЗС Т*ю о*ёт 
( вариант б блохах)

Фундамент Ф о н /
Л  дизель - генератора т и п а  
\ДГА-3-Ю0М2 мощностью fOQx&n

^тж^яшштшт
р I 1$ 

Гипросвязь - 4
г. Новосибирск

Формат Л  3
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Спецификация нлементоб монолитной конструкции

Лайн

т
3

1

rL  яка
1

аa dк.
§ 0 i r  1 г~т

•
,267 *6 ,267

щ

1 —  1

267 /66 267

г -  г

Решнобаелрокпадла /УСГ7S38-77- /о  
'снентно* стояка мюо-20 
бетонное /tQ&iomoSbo класса 3  7.S-40

грабиано лесчана» ладошка- МО

11' Обозначение Маиненобание Кол. Приме
чание

фунданент ФО н /

Сборочные eduHL»/bfu6ema№
ТПШ Ч-М.90 АС-23 Сетка арнатурна* С / 2
ГП Ы Ы -Ш О  АС-23 Стакан /7 / /4
TffiOJ-М Ш  АС-22 Фундаментный болт /72$ /0
т *О Ы -9 Ш  АС-22 Фундаментный болт /7/6 6

- Материал
бетон класса д 7,6 /76 м*

Фундамент ФО м2

Материал

бетон класса 3 76 т м *

/.Данный лист смотреть совместно АС~/9 
2. Черед укладкой бетона под площадью фундамента под 

насос проломить минеральный доилок -30мм {д о  уплотнение^ 
ет генный б  парафине.

ГЛ  W - / S 4J 0 -А С

А АЭС /*/00квт 
(вариант 6 блокахJ

Д "* Ч * * »

Фундамент Ф 0м 2  
под насос типа 0/2-26- /А//6-/

Р
достой

20

СипроеблзьА
f. Побосибирск
Формат АЗ



1

Спецификация жментоб: ОТ f

1
! 1

Обозначение Наименование ko/i.
Пример.,
МаСШ;К1

Опорная, тр уда  QT1

1 Труба 127*S fpCT873Z-78
- £ • 9 0 0 ' ’ / ч f l $

г noma t 'W -a -z m m -y s
р н з с п в г о т е ш

1 'Ш ■ / T S )
3 Ф 12А - /  rOOTS7Bf-02 ~

£ = г г д - 4 о , т

f. Сборку лрошбодить электродами д~42

1 - 1

Т П Ш -1 -9 Ш  -А СГИП щряЗакоб
NtoremB. юемтешШ32С
Телят Ломакин,. У/

Привязан Рук.зр. fepomtu АДЗС 1 я /ПО к В т

f Вариант б блоках)Разрвб. Попова Р  2 tI -

Опорная т р у б а  
О Т i

Гилрас8язъ -Р  

г. Новосибирск
Нкоптр.Рицинина &Л*7и0.0?

\Ин5.т | ; г~
Формат Аз



Рапа дизель-генератора
i , ; —  -  ’ ...

3;6

Каин /поз. /;4 ]

=ЩЕё

Прибятн

Нн8.*м

Г И Л

Слконт Ломакин

Таблица фундаментных болтоб

Агрегат
мм

d d, dt h h, hiW t d* hi
щтотзтдге-з-тнг 23 /127*222.5350 2SS 70 553 95 23 62
Радиалиф
АГА-3-/00Ю 16 т *р 13 330233 55 Ш 95 /6 43

Спецификация на фундаментные болты

I4 I Обозначение Маименобание Кой.
flpunty 
масса,кг

фундаментный б о лт/123

вгв rocrssso-aa
*т  Ш 5 щ г т г т = з г

/ е«зе 1 2.67
2 * 6-553 1 <М6
3 Т а и т /127*2 Г0СГ59/5-79 2 0/6

Фундаментный SonmMW
BtsrocrasM-aa

Р& в Cm3 сп 5  ГОСТ380-08

4 е-95 t 0,73
'' 5 e -u s 4 а /5

S Гайка n№ ttsrocrsait-70 2 0033

ш ..

Ц*0№Р.

fCvoonuu
обтдл-

Ш инина

3 2

lO.O'

T n W -ir 9 4 .$ 0 ~ л с

ААЭС Т* fOO/cS/n 
( вариант б блокаж)

Ша&ямкт Шетоб

ф ундам ентны й б о л т  
дизель- ген ерато р а  

и  р а д и а то р а

22
Гимросбязь-4
г. Нобосибиро*

т о т а т  Аз



Ст ока н  для уст ройст ва гнезда  ■ 

л о д  фундамент ны е болты (ft1 J  

too

Разбертка
550

! rjП -̂------т \

ш
Спецификация элемент об спорной конструкции

1 Обозначение Натенование (/рин&.
настиг

Стою л для устройства tHoQt&fty
{ HpoitnM. ап 8‘ВйвегK^u-stris ш Уд
2 ' бро$ш%стб̂ Овр£ГОНЬб&вб№ 'Ш

,
' 4«®W U

т л  - I  ГОСТ S18i-es
3 as.
4 ‘ <-3659 , *  , /м

Сборку сеток производить электродами типа 3~62l

Сетка С 1

rocr/tm-st*™

ТГ7 407-f -34.90 '• -АС

VlllluM гмА АЭС i* WO К8m 
(вариант в блоках)  

Стакан Gng устройства гнезоа 
под фундаментный болт (М1) 

Сетка С/_________

Р I 23
Гм проев язь-4- 
г:Новосибирск

чтоб

Ф орм ат  А З



К 1 —  К З

f;2;3

т
\

.? .1̂ 3
500(600)

i f

/Г/; /г$;/гз

/ —  V ]>М4
soq(m ) К1;К2;КЗ

/Г-4

г1
2 — 2

■—
г-

---
---

---
---

---
---

:—

50
0

"  «О

500 Ц-, •
997 2

i£ l

Спецификация элементов /Г/-/Г4

114 \ Обозначение Наименование Кол.
Примеч. 
масса, к г

/Г/ ,
/ Йфайп39МШ 8568-77Ш 1 Ш

К2 \

2 ЙфлСт297*!Г0СТ8568-77 &ВЮ / 1.62

КЗ
3 / Рир1>Оп.297*5Г0СТд568-77е*ЯЮ / 6.3S

SA.
4 ■ Рирй£т39М ПХт&-77е-т / SfJS

5 Покш 5-и-Ы М СГЮ З-76
ВОпЗкпИ ГОСТ380-88

в -977 / W

(вы соту сборных швов приникать равной наименьшей из 
толщ ин свариваемых элементов.

2. Соединение отдельных элементов выполнить руиной дуговой 
электросваркой 6 соответствии ГО С Т S264- ~80 электродами Э-42.

3 Размерь/ в  сковках даны дли крышки Й 2

►
I ТП В 0 7 - f - 94.90 -А С

ru n Щербаков -Нач.отд.Шеттоёт 1 к г . ' . Г
Гаконсг. Ломакин.

Привязан ' Рук. гр. Куропии АДЭС 1 *100 квт Стадия Лист Листов
Раздав Обухова /* /Л А Л 1 Р 2U{вариант о од оках ) 1

’ Металлические крышки 
Л7-/Г4

Гипросвязь- ^
г. НовосибирскНконтр. Дубинина &М \, /0.0}

/Мне



•о
I

II
N

$
£

MP f • MP*

шаг/50
AMP. A A , /
шаг Ш V 2‘,ч .p *  -.

1 U
1 Ч  1

§ §
/S3 } 300 ] ,0 3

626 ffp f
Ш ■1 ■ * 'ГшОЗ

/045 MP2

ftp 5

w w f ”
r ^ i r r

SO

i. ~  *"*»' " \ " f i  LПХ1 <

Привязан

ТШШ

Спецификаций элементов ^Р+б^Щ /З
Is,

II i Обозначение' Наим енование Ш .

' Ж
/ Ф б А г! Ж m m

ё ^ ш т & т т в ш

2 е * в £ * и *
3 ( • т е * ш

... ф . ..............
1 4 6 / K -lro c T s m -ii в * ш ’ м *

8сгЗкп2 ГОСТ330-38

<г С *926 2 M S
5 e * m s г 5,03

M P3

1 Ф6А-1Г0СТ5 7 8 t-ii t ’250 12 0.00 '

,u___ 50*50*5-5 Л?СГ8509-$$
ВйтЗкпС ГОСТ350‘8B

6 С* 1/00 2 Ь '5  '
7 В* 1CQ0 2 W

t С Варку производить электродами Э- Ь2 5 соответствии с 
требованиям и ГОСТ 5260-50.

2Разм?ры В  скобках боны б ко М Р2.

гнп uieofiaxot 
НтояВ. Швмат
Темню. Ломакин

W
ШГ

н.контр Ищданина *9

Т П Ш -М Ш -АС

аА эС /* /ООкдт
(Вариант 8 блоках) 

Memd/мичрские рамки 
МР/— МРЗ

г.тдия\баст \Bamoi
25

ГипросВязь-Ь 
г. Новосибирск 

Формат "is



/4
00

[28

ЖР t

И -

Жал/азийное перо fnos.3j

Отогнуть ло мести
<о

=»

РЧ
2N*

Р

« ц
«о

4

1-1 С пеци ф икация эле м ен та  /КРУ
К

11 Обозначение Наименование Коп.
Пример.

пассат

ж в1  :

Детали

//_ _ _  5O*S0>S-Q-rOCTdSO9-8S
* ш ш '3ст3сл5 Г д с гШ 'В й

/ , б*/000 2> 3.77
- 2 e~/soo 2 5.66

Ъ Ямпггг te*4S-B-2 ГОСТ т-76
f/олоса &ст3сП5Г0СТ380-вЪ

е » ш S3 0.29

k п . . . . .  бЧ5-в -гго ст т -1б
Ш оса  ЗстЗспв ГОСТ360-00

е -н п о 1 _ М ____

Сборные швы по ГОСТ 5264 '8 0
В ы соту сборного шва пр инять по наименьшей т олщ ине 

свариваемых элемент ов:

I Тип I
■ , _ ТП Ш Ч -9 Ь .9 0  -АС

Шепато&л
Ронокш\

Привязан Рук'гр. К У  роли и АДЭС /*/оо*вт 
( вариант в блоках)

вР

Разров. I /%Ьел м -*
Р 26

, _
Решетка жалюзийная. 

ЖРУ
Гилросвязь-4 ч 
t.НовосибирскНяонтр.Дубинина /&£>}

М Ш й *  s }
Формат АЗ



Спецификация элементов T fH f -

11 Обозначение Наименование ыПример ; 
fiaeca.it

‘ MH i

/ SQ’SQ’S-arocmoHk
a 60n3cnjm J30-68

/оов / 3.77

2 aSA-I. ГОСГ SW ~88 i

e -/ ro _2_ аоА '*
С6арку д е с ти  с двух сторон д  с о о тб е те тб и и  

с ГОСТ526А ~80, электродам и 6-42.

Привязан

,

ш ви г
--- * Т П  607- / -94.90 -А О
Тип Щербаков
дачатб Шема/поёеп —?
Ошш. Ломакин .
Рук 10. fd/ponuu 4к. АДЗС / t /ООхвт 

(вариант б блока#)
ш ш б и т Л/ичппЛ

РОЗРОб Обихода
р 27

Изделие закладное 
м н /

Нконгр. I1

±■1% /0.0?. / ипаосоязо - ч  
^Новосибирск— П
Формат АЗ



v ведомость рабочих чертеж ей основного к о м п ле к та  03

вист Наименование Примечание

/ Общие данные /начало/

2 Общие данные ( окончание/
3 План Разрез /-/.

4 Крепление брезентовой в с та в к и

5 П лан и  схема системы о то п ле н и я

Основные по к а за те ли  по чертежам о то п ле н и я  и  в е н ти ля ц и и

Наименование
звания

(сооружения)
помещения

Объем
MS

Расчет- 
ноя тем
пературь
t j c

Расход те п ла , В т  (ккал/у) Расход 
холода 

. 8 т  
(ккал/ч)

Уста
новлен.
мощн.
ЭЯ.

двигая 
к в т  J

На
отопле

ние

На
вентиля

цию

да горя- 
чееводо- 
снабженщ

Общий

АйЭС 85,5В
-2 0

'5800
3000 — — — — 0225*

-3 0 7070L 
s too — — — ‘ — 0225*

-4 0 0 № -7200 — — — ■ — 0225*

Таловой проект разработан в  со о тв е тстви и  с 
действующими нормами и  правилами, обеспечивающими 
безопасную эксп луа та ци ю  сооружения при соблюдении
предусмотренных проектом предприятии

Главный инженер проекта {jtf'J С П  Щербакоо 
Главный инженер пр оекта  привязки

во

ведомость ссылочных и  прилагаемы х докум ентов

Обозначение Паиненование Примечание

Ссылочные докименты

Серия 5904 -4 вбери и  люки вентиляционных камер
Серия 6904-69 Д ё та ли  крепления санитарно-техни-

чесхих приборов а  трубопроводов . ■

С ери я.5.903-2, вып. 1 воздухосборники для систем
отопления и теплоснабжения

Серия 4.903-/0, выл в Грязевики I£1
ТП .4 0 7 -/-9 Ш  08.С0 Спецификация оборудования Альбом 4

Т П У 0 7 -/-9 Ш  OB.QM ведомость потребности в  материалах Альбом 6

* Установленная м ощ ность приведена бея у ч е т а  мощнос

т и  на электролодо греб утепленны х воздуш ны х к ла п а н о в .

- Привязан \

• >\И нб.Н ! \

ТП т -/-9 4 3 0  -03,Т И П Щербаков - 4 ^
Начотд. ймитлиево г

,.Гл.слец. Горолобо Ш хбь МРях. ip. Гуркина 1.7л ‘ АДЗС А Ч О О к в т  . 
(  в а р и а н т  S Иноках ]

Разраб. Бб/кова 6 u z(
Р  / | У1------и

О то п л е н и е  и  в е н ти л я ц и я  
Общ ие да н н ы е  

{л е гч а л о ;
Га  проевязь -4
г. Новосибирск

длр.что 'Дубинина [ I I S !Р.й.

Ф орм атов



№

Х а р а к те р и с ти к а  о то п и те ль н о  -  вентиляци онн ы х, с и с те м

Обозна
чение
сис

темы

/Сол.
сис
тем

Наименование
обслуживаемого

помещения
/технологического 

оборудования.)

Ти п
у с т а 
новки

в е н ти ля то р Электродвигатель Ф и л ь тр
/Замечаниетип, 

испол
нен по 
взрывозащит*

л/
Схе
ма
ослся-
нен.

/7о-
*70-

*Е-
ние

Ц ч дЬсГс\
[н у

а,
ев//мин

Тип,
исполнение 
ло Взрыво

защ ите

а/,
к б т °%мин

Ти п N Кол. %
№

Конца 
м г/ > 

ТачаЛ 
мая

чп^ацш
Г1"! 1<Р lHH.ll».
Конеч

н а »

П  7 7 АДЭС — — — _ — — — — — ■ ' — . — — — — , - ■ -'' -71. t. кву/ш *№ 0

37 / АДЭС — — — — — — — — ______ — — —  , — - >' —ч* . К8У7Ш*/000
67

в£££* 1 АДЭС — — - - - - - — - - — ' - — М/ынз* Д т  
беззяльдохрев

Общие указания

Оби/ум пояснительную  записку по. п р о е к ту  см. альбом 7. Раздел 06 

Выполнен б с о о тв е тс т в и и  со С/7иП 2.04.OS SO, С П и П  S. 05.0f~85 ,8СНЗЗУ 

-8 7 и  с уче том  ^технологических требовании, приведенных б  те х о ли - 
са н и и  дизель  - ге н е р а то р а . С истем а о то п ле н и я  реш ена н а  поддер

ж ание те м п е р а тур ь / 8  дизельной +76°С. Теп ло н о си те ль  - бода с 

те м п е р а тур о й  9 5 '7 0 9 Q  к а ч е ств е  н а гр е в а те ль н ь /х  прибороб при

н я ты  конвекторы , Комфорт 2 0 “.
В е н ти ля ц и я  дизельной  -  общеобменная, п р о то ч н о  -  В ы тяж ная, 

р а с ч и та н н а я . н а  ассим иляцию  те п ло и зб ы тк о в  о т  дизель - генера

то р а . Тепловы деления б помещение о т  генератора 7740кхал/час, 

о т  дизеля 27 000 клал/час. В ы тяж ка - механическая осевым в е н ти ля 

тором  блока охлаж дени я ди зе ль-ге н е р а то р а , п р о и зв о д и те ль 
ностью  70600м8/час, забирающим воздух из дизельной и  удаляю щ им  его 

за пределы дизельной. При э то м  б дизельной обеспечивается те м п е 

ратура не Выше +42*С при тем пературе наружного воздуха п о  пара -

План-схема

Ввод теплосети ввод теплосети
вариант / /^ч \  ^  вариант Я

^ 1 »
<4>

6±
\3f/peitl

©  ©

Привязан

м етрам  ш А т не выше +34*с. П р и то к  в о здуха -е стеств ен н ы й  через ж а лю 

зи с утепленны м  клапаном  К8У за с ч е тр а з р тс н и я Т о з д а в а к м д го Х  

в е н ти л я то р о м  блока охлаж дения. Р о б о та  системы в е н ти О е ц и и  

а в то м а ти з и р о в а н а . П р и  побы ш ении те м п е р а ту р ы  в  пом ещ ении  

дизельной до +42*0 о тк р ы в а ю тс я  з а с ло н к и  н а  п р и т о к е  а  вы 
бросе и  за кр ы вае тся р е ц и р к уля ц и о н н а я  за сло н к а . /7ри пониж е

н и и  те м п е р а тур ы  б дизельной до +20"С заслонка р е ц и р к уля ц и 
онная о тк р ы в а е тс я , а  на п р и то к е  и  вы тяж ке  заслонки закры ва

ю тс я. Т7онтаж  систем ы  о то п ле н и я , и  в е н ти ля ц и и  в е сти  в  с о о т 

в е т с т в и и  со СНи/7 3.06.07-65. После н а п а дк и  систем ы  о то п ле н и я  

н а гр е в а те ль н ы е . приборы  и тр уб о п р о в о ды  окрасить п о д ц в е т  

сте н , трубопроводы , пролож енны е в  приям ке , п о к р ы ть  а н т и 

коррозийны м  составом  и  т е п л о и з о л и р о в а т ь . С о с та в  и з о ля ц и и  
приведен в  ведом ости {а л ь б о м  6 )  ■.

Ш о т±
Гл. спец.

ru n

Р у к , ip. 
Разраб.

. д.конп

Tanoi
ytumpe/L..
Торопова
Ш

Туркина
БыковаГ

Z7.9*

Т П  A 0 7 -f -9 4 .9 0 -0 8

ЪШ ТШ Ш Ш ЗЁ& Ш Щ
J L X .

бйЭС 7*/00к6т 
( вари а н т  в  блоках / 

Отопление и в е н ти ля ц и я  
Общие данны е  

I /окончание Г ________

ЪпядикЛист \/7иетсв

Типроебязь -4  
Z. Новосибирск

Ф орм ат АЗ



0
0

0
9

а>

©

зг

/ -/

© "  ®
Специф икация

Марка, 
поз. Обозначение Н аим енование Кол.

Касса
ed,
кг

Приме
чание

1
Клапан ШОушный утеп
лённый КВУ г600 х 1000 1 /35

СоШ ~Ш с°элМловогпУ^зм
N - З.ВкВт

2 Заслонка п  Ш О * WOO 
АЗД ~0h900 ~00 -QQf 1 135

3 Серия 5 .904 -4
М ерь герметическая т 
утепленная Jtyt2S*0S 1 35 '

4 ГОСТ /5530 -7 6 Вставка из брезента 
4*0.зм. /

Препить
коизелш

©

Привязан

Инв.№

Г И Л
Качотд. Дмитриева
Глспец.
Рук, ер.
Ршраб.

Н.кантр.

Щербаков

Туркина
быкова

Д у б и н и н а

ж .

я т ь
hb*fiA
v& f

ш
■у) 1Л*Зо

Т/7407—  / — 94.90 -0 3

А Д Э С  1* 1QD к8т

[в а р и а н т  8  б л о к а х ) Р  3

Ти гтЖ

От опление и  вен т и л я ц и я  

П лан . Ра зр ез 1~~f
Гигт расёъзь  -  4

г. Новосибирск
Ф ор м а т  Аз



t :a :
.... t 1

Крепление брезентовой бстабки

A

Уголок50*50*5

Металаичесхаа липка  
сп. АС 2$

С пациф икация
Марка,

поз. Обозначение Иаипенобание Кол.
Масса

кг
Приме
чание

1 8 5.77 е~7оо
2 Угшк 8 577 £«920
5 болтМ В'Ш т ГОСТ 7738-70 23 0.019
4 Гайка M8-7HS ГОСТS9/S~70 28 0.00515

if f

Крепление брезентовой вста вки  к  дизелю аналогично.

Т Л  W 4 * 9 4 .9 0 -О В

АДЗС 1*fOQxdm 
(Вари а н т  6  блоках J  
Отопление а бентаявцая 

Крепление брезенто- 
бои бстобки

вистов

Гипросбозь-4 
гЛобосибирск 
Формат А б



План Схем а системы от опления

l/з теллыегтшЯ&З 
Я ва р и а н т

воздухосборник 0  /59 
A f  Н  0/0.000

5.000

Зоздухоебоянил ф/59 
а / нот  ооо 
с. $.903-$

-20 6 КН30-Ш5П
'3 0 в «Н20-й985П
'4to /0 кнго-msn

F—I .-.1
Привязан

w n m  ш а г,1 7 тл  м и  и га

Ш Ы Ш З К 2 И Я  7 Т  >

ТП 4 0 7 - / - 9 4 9 0 О д

/ ш
гп. спец.

<.у>.

Ш Ан?

иазрай ыкооо

контр 4(/банано ш
Ш£Ш \АЭС *•***•

г ( вариант 3  блоках/

tf.fr

№ Ш 1 Ж Я Ш Ш 4 Л
S

Отопление и  вент иляция  
П лан и  схема системы

о то п ле н и я

Гилрое А язь-I 
С*. Новосибирск

Ф о р м а т АЗ

Типовой проект 407-1-94.90

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293824/4293824212.htm

