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HQ7-Z-05ЧЧ. 90 альоом Q

щ
CaSepofcaHue а л ь б а т а Ц  (п о ч а ла )

оЫЩТ НцитеноЁание и обозначение документов
л и ф НаименоВание листа Стр.

Архитектурно- строительны е решений

1 Общие данные С начало) 3
г Общие данные ( окончание) к
3 План на атм . 0 ,0 00 5
к Разрезы 1-1. 2 -2 6
5 Фасады 7
В фасады 8

( Вариант с кабельно- Баэдцшными ВВодами)
7 Архитектурны е узлы  А, б, В. Г. 9

Ф р а гм е н т фасада
8 Ф ра гм ент фасада л  о оси Я . 10
9 Ф р а гм е нт фасада по оси А . (ва р и а н т с 11

наделЬно- Воздушными ВВодам и).
10 Схема располож ения срундам ентоВ 12
11 Схемы располож ения элем ентов каркаса. 13
12 Схемы располож ения эле м е н то в  каокааа 19-

Узлы  1 -7 .
13 Схемы расположения стеноВых панелей. 15
19 Схемы располож ения стеноВых панелей 16

( В а р и а н т с кабельно- Воздушными ВВодами)
15 Схема расположения п л и т покры тия. План кроВли. 17

План молние приемной сетки.
!6 Схема располож ения канала. поиямкоВ и 18

Закладных дета лей  В  полу.
17 Схема располож ения канала. поиямкаВ и 19

Закладных де та ле й  В  полу.
18 Схема располож ения канала. поиям коВ и 20

закладных дета ле й  В  полу. Узлы  и разрезы.
19 Схема располож ения канала, поиямкаВ и заклад- 21

ных д е та ле й  В полу(6ариант с кабельно-Воздуш-
ными ВВодами).

го Схема располож ения канала, при ям ко В  и заклад- гг
Ных д е та ле й  В по ли  ( Вариант с кабельно- Воздуш-
ными ВВодами).

21 Схема располож ения канала, приямкоВ и 23
закладны х де та ле й  В  папу. Ф рагм ент 1 (Вариант
с кабельно- Воздушными ВВодами).

22 Схема располож ения опор под оборудование на 29
отм . 0. 000 В  осях 1. . .  9.

23 Схем а р а сп о ло ж е н и я опор под оборудование 25
на о тм . О.аао В  осях 9- • • 19-

29 Схема располож ения опор под оборудование 26
на о тм . В. 900 и 9.300 В осях 1...  9.

>*$;

§

CQdepOfcctHUB а л ь б о м о в  (продолж ение)
нн

листай
Наименование и обозначение документов 

НаименоВание листа Стр.

25 Схема расположения опор под аборудаВание на 27
отм. 6,900 и 9.300 В осях 9 -1 9

26 Схема расположения опор под оборудование 28
на отм . 0.000 В  Осях 1-• >9(вариант с кабельно-

-Воздушными ВВодами)
27 Схема расположения опар под аборудаВание 29

на атм . 0,000 В осях 9  ■ - 19 (В ари ан т с кабельно-
- Воздушными ВВодами).

28 Лестница пожарная Л П -1 30
;

к07-3 -0 5 ^4 . 90 9  С. 8/0
1 Ведомость потребности В материалах 31

Отопление и В енти ляц и я

321 Общие данные
г План на отм . 0. ООО. Схема атВада конденсата 33 '

из поддона крышного В ентилятора.
3 УстаноВка 2х печей. М Р-2. УстанаВка Зх пеней. М р-х 39

к07-3- OSkkoo OS. со
1.2 Спецификация оборудования зз "
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^  В едом ость рабочих чертео/сед основного ком плекта Л с

«ч г5£)?
Наименование Примечание

< 3 Общие данные (напало)
^ 2 Общие дан Hot е (окончание)

J План на отм. 0.000
к Разрезы 1-1. 2-2
5 Фасады
6 Фасады

(Вариант с кабально- Воздушными ВВодами)
7 Архитектурные иэлы Л. б. В. Г.

Ф рагм ент фасада.
S Фрагмент фасада па оси Л .
9 Фрагмент фасада по оси Л  ( Вариант с кабелбно-

-Воздушными ВВодами)
10 Схема расположения фундаментов
11 Схемы расположения элементов каркаса.
12 Схемы располоо1сения элементов каркаса. Узлы I-К
13 1iII1i

1k Схемы расположения стеновых панелей.
(Вариант с кабальна- Воздушными ВВодами).

15 Схема pacnonoofceHUp п ли т покрытия. План кроВпи.

I1I1

1б Схема расположения канала. лриямкоВ и
Закладных деталей В  полу.

17 Схема расположения канала, приямкоВ и
закладных деталей 6 полу.

18 Схема расположения канала, приятка8 и
закладных де та ле й  В палу. Узлы и разрезы.

19 Схема расположения канала, приямкоВ и закладных
деталей В палу. (Вариант с кабелЬно-Воздцшными ВВодами)

20 Схема расположения канала, приямкоВ и закладных де-
талей В полфариант с кабельна- Воздушными ВВодами)

21 Схема расположения канала, приямкоВ и закладных
деталей В полу, фрагмент 1. (Вариант с кабелбно
- Воздушными ВВодами).

г г Схема расположения опар под оборудование на
отм. 0.000 Васях . 9.

23 Схема расположения опор под оборудование
1 на отм. 0.000 В осях 9- • • fk
1 2k Схема расположения опор под оборудование

I на отм. В.900 и 9.300 6  осях 1 - 9.
25 Схема расположения опор под абарцдоВание

1 но отм. б900 и 9.300 В осях 9 .. - fk.
•g 26 Схема расположения опор под оборудование на ртмЛоОР
ft? В осях /.. Ждариант с кабелбно- Воздушными ВВодами) .
1 27 Схема расположения опор под оборудование на отмМоб

1 В Осях 9- •. fk (вариант с кабелбно- Воздушными ВВодами).
28 Лестница пожарная Л П -1.

1

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов (начало)

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы
ГОСТ гШ 8 - 81 АВери двреВянные нарчЖнте

для жилых и обшестВенных зданий.
ГОСТ 22701. 1- 77 Плиты железобетонные ребристые
ГОСТ 22701.2-77 предварительно напряженные разте-

рами 6x3м для покрытий праизВод-
стВенных здании.

ГОСТ 99$-89 Перемычки железобетонные для
зданий с кирпичными стенами.

ГОСТ кгк8-78* Ласки асбестоцементные электро-
технические дйеоатойкие.

ГОСТ 1839- 80 Трибы и мчазты асбестоцемент-
ные для безнапорных трибапаоВадоВ.

71159-С ТипаВше детали и канстрчкции
Зданий и сооружений теплаВых
Электрических станций. Серия ФЖ
(Железобетонные аэиндаменты
стаканного типа. Рабочие чертежи.

1.015.1-2. Вып. 1 (Железобетонные фундаментные
балки для стен праизВадстВен-
ных зданий. \

1M i.1- 5 /88 Колонны железобетонные п р я м о  -
Bbm. 0.1. 2.3 игольного сечения для адноэтаж-

ных производственных зданий
Высотой 10,8:12,0; 13,2 и 19,9 м
Вез мастаВшх кранаВ.

1.967.1- 3 Колонны железобетонные п ря м о -

В. 0: 1187 реального сечения для папВалЬнаго
и торцебого срахберка адноэтаж-
ных праизВадстВенных зданий
Высотой 3.0- 1k. U м

Удостоверяю, что правят соответствует действующим 
нормам и правилам, а эксплуатация саоруоряния с пожаро
опасным и взрывоопасным характерам производства 
безопасна при соблюдении предусмотренная проектом 
мероприятий.

(лаВный инженер проекта (/(М ^ Калугина Т .& .

3

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов(прадолокение)

Обозначение ИачменоВание Примечание

1.963.1-3/87 Ферты стропильные железобе-
Вып. Н ; 9,5,7 тонные безраскасные пролетам

18 и 29 м для одноэтажных зданий
с талоуклоннай и скатной краВлей.

1.030.1-1 Стены наружные из однослойных
Вып. 0-0; 0-Г, 0-3; 2-1 панелей для каркааных абщестВен-
3-3; 9-1. ных зданий, праизВадстВенных

и Вспомогательных зданий про-
тышленных предприятий.

2.960-18, Вып. 1 Узлы покрытий одноэтажных
праизВадстВенных зданий с рц-
лонными кроВлями и Желез обе-
тайными плитами.

2. Ш - т  Вып. 0.1 ТипоВые узлы покрытий промыт-IIII Iч111

1.1/35.9-17 Ворота распашные.
Вып. 0
1, кзк- 2к Вып. 1 Стаканы для крепления крышных

ЕентилятороВ. десрлектараВ и
зонтоВ.

1.920-12 Вып. 1к Конструкции многоэтажных
праизВадстВенных зданий с
сеткам и колонн 6 x 6 т и 9хб т

Прилагаемые докум енты
k07-3 - 05iH1. 9 0 Bc.Bm Ведом ость потребности
В-1 В материалах.

ПриБязан 8НЕРГ0СЕТЫ1Р0ЁКТ 
Северо-Западное отделение 

Ленингиад

инкнг

407-3-0544.90 АС
Закрытые распределительные устройства 110кВсо абсамыми шинами аз унифицированных конструкцийНачата. нотеняшЬ щ = 059# 3P5-1W-13- 2ЧХ78-Ж6 Стадт Лист ЛистовИ-контр Двткина 05.90 Р 1ГИП Калугина 05.9ЬС Высокой установкой оборудования

Глспец. щ - 059о Общий данные 
(начало)

ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ
Северо-Западное отделение 

Ленинград
нач. ер. 
снесена

ЯлексееВа
Репнина Рим «Г»

0590
Копировал-беловег ЕЧЧЗЯ- 03 V формат Я Е
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Ведомость спецификаций
Ц Т

Наименование Примечание

'W Спецификация элементов заполнения проемов.
Спецификация перемычек

7 Спецификация элем ентов к архитектурны м
узлом.

8 Спецификация элементов к фрагменту фасада
па оси „Л*

9 Спецификация элем ентов к фрагменту
Фасада по оси „Я "(В ар иант о кабельно-воздцш-
ными Вводами) -

10 Спецификация к схеме расположения
ФЦндаментаВ.

1/ Спецификация л схемам расположения
элементов каркаса.

13 Спецификация элементов к схемам распо-
лоо/сения стеновы х панелей.

/4 Спецификация элементов к схемам распола-
э{сения стеновых панелей. ( Вариант сI$<>1111

15 Спецификация к схеме расположения пли т
покрытия и элементов кроВли.

17 Спецификация к схемам расположения
20 Спецификация к схемам расположения

СВариант с кабелЬна- Воздушными Вводами)
23 Спецификация к схеме расположения

опор под оборудование.
27 Спецификация к схеме расположения опор

под оборудование. ( Вариант с кабелЬна- Воздцш-
ными Вводами).

28 Спецификация элементов пожарной лестницыМ-1

Общие указания.
/. За условную отметку 0,000, которая саотВетстВует 

абсолютной отм етке  L - -  1, принят уровень чистого 
пала здания.

2. Данные о грунтах приВеденел на схеме pacnonoofcenup (рунда- 
м ентаВ здания.

3. Портативные нагрузки приняты следующие:
“ Вес снегового покрова на / т 2 горизонтальной поверхности 
зетли принят 0,7; /,0; /5 кВа (70,/00, /50кг).

~ нортатиВное значение Ветрового давленая на Высоте 
/Ом о т  паЕерхности земли принято 0,38 к Па (38 кгс/м2)  

к. Расчетная наружная тем пература Воздуха самой холод
ной пятидневки минус ко°с.

5. Степень огнестойкости здания-  Вторая.
0. Наружные ограждающие конструкции- стенаВые панели 

из легкого бетона.
7. При затоналичибании сты ков В  зимнее Вретя температура 

бетонной смеси перед кладкой должна бы ть не менее *-5°С
за счет лодогреВа заполнителей. Температура Воды не должна 
превышать 20°С/ песка 60°С и щебня 4осС, цемент не подог
ревается.

8. Нарушена Я отде лка  срасадов здания- расшивка ш воВ  
панелей.

9. С та льн ы е  элем енты  и поверхности закладных дета ле й
окрасить м асляной краской за 2 раза.

10. М а те р и а л стальны х элем ентов-  сталЬ марки В О т 5  кп 2  
группы прочности 1 па ТВ /9- /- 3023- SO.

11. Э лектроды  для сварных шВаВ ти п а  $к2 гост 9кб7- 75.

Ведомость объемов сборных бетонных и э/селезобетонных 
конструкций по рабочим чертежам основного комплекта маркиХ

NH

1
Наименование группы 

и элементов конструкций Код Кал. м3
Приме
чание

1 Фундаменты стаканного типа 581200 /26
г Колонны 582100 /56,б
3 Балки стропильные 382200 —
4 Балки фундаментные 582*100 15,5
5 Фермы 582600 70,5
6 Перемычки 582800 0,06
7 Панели стеновые наружные 583100 653
8 Плиты  покрытий 584100 113,4
9 Дрхипгектурна- строительные

Элементы зданий 589400 15
10 Канстрцкции и детали

инженерных coopyofeeHuu 585000 22,5
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Ведомость проемоб 

Борт и ЗБереи

■ ©  ®  ®  ®  

Ве д о м о с т ь  леремЫчек

78000

Лр*

3000

500

М Р 4 т

500

©  ©  ©  ©  ©  ©  d

г 1 '
Экспликация полоБ

Ш 2 т г

380

~ ъ

200

Марка,
поз. Размер проема, т т

4 ■ ю т *  г о ю
2 3000» 3000

Тип ' Схема сечения

Пр1 ¥ Й М 2.010
-

Спецификация злементоб заполнения проемо I
Марка,
поз. Обозначение Наименование Кал.

Пасса 
еЗ, кг

Приме
чание

\ ГОСТ 21.638- 81 Д Н 2 1 -10 А 2

г * Л 35 . 9 -17 ВРЗОнЗОк 2

С п е ц и ф и к а ц и я  перемЫ чек

Парка,
поз. Обозначение Наименование Кол

Масса
еЗ,кг

Приме
чание

4 гост 9^ 8-81* 1П613-1 6 25 0,0* м 3

Наименова 
ние или 

номер
помещения 
по проекту

Тип
пола
по

проек
ту

Схема пола или 
номер узла 
по серии

ЗлементЫ пола и их 
толщина

ПлащаЗЬ
пола
Мг

ЗРИНОкВ 4
|------------------1 Цементный пол марки 300 

с фелезнением -30мм  

МонолитнЫй бетон класса В40Н20мм 

Уплотненный щебнем грунт

т о

у// /// / / /  л\
С т .  вм есте  с листом

ВеЗопостЬ отделки помещении

Натенование 

или номер 
помещения

Потолок
СтенЫ или 
перегородки Примечание

Пло-
щоЗЬ

вид
атЭелки

Пло-
щодЬ

8иЗ
отделки

з р я - и о к в 1790 :

Затирка
швоь,

известковая
побелка

2368,2

Затирка
швов,

известковая
побелка

Прибязан

5HEZ3I

tf07-3-Q5Mt.3Q АС
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Привязан

Занрытые распределительные устройства ПО КС со 
сдорныпи шинами аз унифицированны* конструкций 
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Закладная детали колонны
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С пециф икаций элем ент ов к  фрагменту сро/саРс/ ло оса* /? *
Марка,

поз• Опознавание Наименование Кол.
Масса 
ей, кг

Примеча
ние

С то лб нб/е зл/емен/пб/

в -г 4 0 7 -3 -OSW. 90 Км л. 16 балка Б-с? 8 JS4
МК-1 КМ л.16 X ч 8 его
м к -г К Мл. 16 Мао ка МК-8 S S3

М атериалы
/ л - .  /гб*/гб*/о п>а 0603-г/
7СШ1ЦЛ р.СтЗ ГОСГ636-79*

8-/60 /6 3
и,пППг 63*63*6ГОСТ860.1-ёб /галок ВСт3 Г0СТ S3S.7S¥

8= бооо 8 88.3
ПолосаgCr3 гост sjs.7S,£4sm 8 3.3
Круг е* sao 40 0.8

Ф р а г м е н т  „ б  '

К
. 7 «/с VI/ -  -tout/ у —
1 1 '
1 1 1 1 1 1

* J
С'----------------------------

, 6000
и-------------

1 U  А
О

при Барит 6 к  заклад
ным £  стеновой 
панели

ПриБлзан

Ш£. а/
« 7 - 3 - E ¥ t .  9 D  P L

ЗакрытыераспрсЗе0итемн&/е/ктроист6Ь //Окв со 
сборными шинами из унифицирдоаннА/х Конструкций

Нач.отЗ. Боменский Ч/пЛ\ (£90 З Р У-!Ю -/3-г4* 7Б  -ОКБ с 
высокой остановкой 

оборц до БаниР

Стадии Лист Jfocmof
Ч.конпр Мемкина *&?> 10S.90 Р 8run Калугина î ecfe., 0630
Глспеи•Па о ши ко 8 W c. 06.90 ф р а гм е н т срасада  

по оси * А "
ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ 
Себеро-ЗапаЗное отделам. 

Ленинград
Ноч.гр. Алексеева Осей/1Ш
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¥Ж -( ’5640 Ф56-Ю _J. №6-/0 QJ66-/0

0

С п е ц и ф и к а ц и я  к  с х е м е  р а с п о л о ж е н и я  ф у н д а п е н т о В

Парка,
поз. Обозначение НаипеноВание Кол. Мосса ей, кг

Приме
чание

ФЖЧ 7U59-C Фундапент ФЖ18П-2 26 9Н50 3,7 ьп3
Ф ж -г 7U59 -С ФцндаментФЖ 17МЧ 6 8050 з,ггм ь
Ф П Ч 407-05Щ.90ЛС.и-О21 Монолитный фундапент г т е М м 3
ФВ6-10 /. 4Ш-В,в. / Фундапентноя балка 30 UOQ 0,45п*
ФВ6-8 1 4 1 Ш ,в Ч Фундаментная балка 4 /200 0,491Г>

Материалы
бетон масса Ы 5 ,п ь 29

Подбетанка иэ 
/бетона класса 615 
'6640 -0,550

Z ^ ~
?  4 5 5 0

I  Согласно т е х н и ч е с к о го  отчета по инж енерно ■ геологическим 
изысканапп основанием здания являются пески мелкозернистые 
со следующими норпативными прочностныпи и деформационными 
характеристиками■■ У н =0,49 рад; Г = 18т/м3; С^кПар.огкгс/сп2): 
Е • !4, 7м Па ( {бОнгс/сп г). 2рунтовые воды отсутствую т.
2. П о  верху фундаментных балок выполнить цепентно-песчаную 
гидроизоляцию толщиной 50пп состава VS. с уплотняющей 
добавкой (иррезит, алюминат натрия, битумные мастики)
3. Обратную засыпку пазух котлованов производить слоями 
-I5. . .20CM с тщательным послойным уплотнением, исключаю
щем просадки грунта.
4. Под подошвой фундаментов выполнить песчаную подготов
ку толщиной Шсм.
5. Фундаментные балки укладывать на цементном растворе 
марки so.
6. Колонны заделать в фундаменты бетоном класса Ы5 на 
мелком заполнителе.
7. Незамаркированные фундаменты ФЖ-i

Расчетные нагрузки

Угловой фундамент 
5(6 кН

J ? ) n t  тн м

фундаменты 

Рядовой фундамент
N4 58ЪкН

? )№ г ц т м

буквенная
ось Ш и т о ш  I 

ось

Копир. CortLy
гччзд- оз /з

Формат Я2
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1: Схема расположения колонн и сВязеи

' £  
Ч э

к г  Ь — _______ к з  к 5

©  I Z \ — J - - J

К З  К З  K i t  к<

3-3

® =

<Г КТ

=1л

ВС5
L. J и Г  £ZJ~ J

ЙС5 к8

К 1

КЗ

£

i f Т . Р
JBOOO
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, ,В С 5 __ ___i *— •— 11__ __

K it /  \  K S

ш

1 3 0 0 0
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т <

К 1  ,

P U

__________________К б

;/ ы  i а »

К б

л . ■ к г

п л о о

0.000 

-1.5SPF~

500 к§_Г К If

6000

т *
®

6000

61

6000 6000

3,000
_>ЁГ

I  I

©

® ® ® ® ® © © ® ф ® ® ® @ ©

1 -1

12,101

.6000 6000 6000 6000

32
16 ,8 0 0

12 .6 5 0
_ х £ Г ~

3,000
32.

©

0 ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®

12,100
Р /  Г С If ГС if гс1* ГсЦ- й

0.000

*  i . s s o ^ F ~

2-2

PC*f ГСЦ ГС If ГС*» г с з  г с з  ГС*» ГС*» r c * f

со СО J- . и> ю (О со иг £

§
1Л
ас

СЧ1
X

х

.6000

X
7 *

ас ас ас

18000

X X
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х  *  

г500
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\

к
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0,000
32!—
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С п е ц и ф и к а ц и я  к схеме р а с п о л о ж е н и я  элементоб к а р к а с а

1 6 .8 0 0

1 2 .6 5 0

Марка,
поз. Обозначение НаименоВание Кол

Масса
ед.кг

Приме
чание

КолоннЫ

К1 If07*3*05«f5.90 RCAJ-Otf 2К132-6МЧ-1 г HifOO 4,6 W3

К2 RCJJ-013 2К132-6МЧ-2 г 11400 4,6 n s

КЗ HC.U-01V 2К132-6МЧ-3 9 11400 4,6 n 3

КЧ HCjU-Otf 2К132-6МЧ-Ч 4 11*f00 if,6м 3

К5 flCU*0/6 2K132-6МЧ-5 ц- Ii4oo if.6M3

Кб flC.U*0/7 2К132*6МЧ*6 9 11*»O0 if,6 m 3

К7 RCU*0/6 ЭКФ 1*»2-*»-/ г 1900 3.1 n 3

К8 flC.U-0# 9КФ1Ц-2-Ц-2 ч 7800 3,1 m 3

ФермЫ

Ф1 rcu - o u 3<P6C2lf-5flS-1 15 11100 4,7 n 3

СталЬнЬ(е элементы

6С5 1Л23.1*5/88.3*0^ СБязЬ ВС5 , 4 413,8

ГСЗ 1.423.1-5/88.3*88 Распорка ГСЗ 110,1

ГС1» l.4*3.l-5f88.3-89 Распорка гс*» 22 119,8

61 401*3*0$if5*g0 ЯС.и*0Я Балка 61 ' г 205

НФ RC.U*02f Насабка срахВерка н ф /

Н9 Насадка углоВая
Чгплпк 125*1г5.ЧОГ0СГ350а-,1г» 
аголок Ст.З ГОСТ 535*88

С = ififOOMM *f 8lf 6f4

Т8 1.030.1* lA - 1 ‘ 1*f0 Элемент крепления 4 0,5

С м .  В м е с т е  с л и с т о м  Й С - #

Нач.отЗ
Н . к о н тр.
ГИП
гл.слец.
Ноч. гр.
Cm . к ор.

Ромеискии"
Депкина
Ко Atj Г1
Пвршуко!
Ялёксееба

щ ЛЛ-' 0  \
Шо

З а к р ы ты е  рас пр е д е л и те л ьны е  
сборными т и н а м и  из цниф ициро

OS.&
OS.9Q
ОШ.

Привязан

*f07-3-05*i*f.a0 НС

З Р Н Н 0 - 1 3 * г Ц * 1 8 * Ж Б с  Вы сокой 
ц стан о В к о и  оборуд ования

т р о и с т В а  4 1 0 к В  со 
ю ннЫ х к о н с т р у к ц и и

Схема расположения 
элементоВ каркаса

Стадия |А и с т  Л и с т о Б

Н

Н аго рн ая \7fa4f'V>£ftn_____________________________________________
Копировал ЖукоБа 2 W 9 - 03  7ч Формат Я2
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Схема расположения стеновызс панелей по оси т Д *

п  оно — ___________  ________2Z-------------------  -------------

1лк_ 1. 030.1-1.0-3-2400 1030.1-1. 3-3- 480 1.030.1.-1. 3-3- 480 1.030.1-/ .  з-з- 480
?  14.640

-л к
ПК-1

ПС-3
Г  ........ / ... 1  Г  / 1_______ L 1 1 __ L_______ / / /

ПС-7 ПС-9 ПС-9 ПС-9 ПС-9 пс-9 ПС-9 ПС-9 пс-9 пс-9 пс-9 ПС-9 ПС-8 ПС-4

0.000

г

ПС- W
ПС-б

_ьк_ ПС-6
----------- —\---------- — \ ---------- — V---------- — \ ---------- ---- -----------L_----------- ----------- ^ ----------- —\-----------0500 Т 4

6000
W \ \ \ \ПС-2 , / 27; 28 \ \ \ \ \ \ П С - 2 /| ч -0.800

ПС-1 / 1.0ЗОЛ
78000

-13-3-2/0

Схема расположения стеново/х панелей по оси v6 9
17. 040 __________ f±

“ Z 3 k С 1.030.1-1. 3-3-080
Г  14.640

. A l.
ПС-4ПС-3

ПК-1
____ /____________ /____ ■ 1 ....... ........ . 7  / / 1 / / / / / 7

ПС-7 ПС- 9 ПС-9 ПС-9 ПС-9 ПС-9 пс-9 пс-9 ПС-9 ПС-9 ПС-9 ПС-9 ПС-8

0.000

-

*

ПС-ю
ПС-6

\ 1 / ПС-6 \
-0.500^

\ \ \
6000 А \ \ \пс-2 ПС-/ / \ \ \ \ ПС-2 '  - 0.800

78000

® © ® © © © ® ® ® @ ® © ® ©

IS

Специф икация элем ентов к схеме располож ения стеновом п а н еле й

Марка, 
поз. Обозначение Наименование Кол. Масса 

ед. не.
Приме
чание

Стеновые панели
ПС-1 i 0 9 0 .1 - i . i - 1  78 В Ц 30. 5 . 2 , 5 - 3 -  $ 7 2 520 0,34 м *

ПС-2 1 .0 3 0 ./- / .  1-1 78 6 Ц 60. 5 . 2 , 5 -  Л - 3 / 30 т о 0,68 м *

ПС'1 1.030. i-1 . 1-1 15 ПС 62 ,5 .12 .2 .0 -2 . Л- 2 .3 1 2 2 /8 /0 1.4 8м *

ПС-4 U 3 0 . 1-1. 1-1 15 ПС 6 2 ,5 .1 2 .2 ,0 - 2. Л- /  31 22 1810 1.48  м*

ПС-5 1.030.1-1. 1-1 0 5 ПС 60. 1 2 .2 ,0 -2 .3 1 -3 1 326 /7 8 0 1,42 м *

ПС-6 1.030.1-1. 1-1 01 ПС30. 1 2 .2 ,0 -5 .3 -  57 4 87 0 0,71м*

ПС-7 1.030.1-1. 1-1 15 ПС 62,5. 1 2 .2 0 - 2 .3 - 2 .3 5 2 1810 Ш м з

ПС-8 1030 .1-1 . 1-1 15 ПС 62,5. 1 2 .2 ,0 - 2 .3 - 1 .3 5 2 1810 1,48 м*

ПС-9 1.030.1-1 1-1 0 5 ПС 60. 12. 2 0 - 2 . 3 -  3 5 30 1780 /Мм*
ПС-10 1.030. 1-1. 1-1 05 ПС 6 0 .1 2 .2 ,0 - 2 .3 -  3 7 2 1780 1 ,42м з

ПК-/ 1. 030. 1-1. 2 -1  6.00.0 ПК- 60. 6, 5 -  3 - 3 / 34 1200 0, 75 м *

Стальные элем енты

А1 m o . i - t . o - з .  2 4 о / Элемент крепления 68 0,7

А2 -2 4 0 2 Тоже 68 а

яз - 2 4 0 3 Тож е 102 0,4

Я4 - 2 4 0 1 , Тож е 68 1,5

1 1 .0 3 0 .1 -1 .4 -1 -  120 Элемент крепления ТЗ 8/4 0,4

19 1.030. 1-1. 3 - 2 -  514 Лист8*86* 140 ГОСТ 19903-74* 2 0 ,7

20 1030. / - / .  4 - 1 -  140 Элемент крепления Т8 64 0,5

22 1.030. 1- 1. 3-2  -  5 15 Аист 8* М  *140 ГОСТ 19903-74* 4 1,2

Схема расположения стеновых С хе м а  р а сп о ло ж е н и я  с те н о в ы х

панелей по оси „ /4 панелей по оси  „ / т

Незам аркировонны е п а н е л и  П С -5

407-5-0544.90 АС
Закрытые распределительные устройства НО к в 
со сборными шинами из унифицированных конструкций^ Z____

Начотд. Роменакий ЧА^\ 05# З Р У -  Н О - 13-24* 78-Ж  б 
с высокой установкой 

оборудования

Стадия лист Листов
Н конта Земли на Р 15
ТИП Калузима tip*» 0500
Г л. спей. Паршуков & 4 ' 0 W Сосешь /  р асположенир 

стеновы х панелей З Н Е Р Г  О С Е Т Ь П Р О ЕК ТСеберо- Запойное отйелвмл 
Ленинград

Нач. ер. Алексеева a u v 05.90
Cm. кор. Назорная TC+ctf' osp

ZP039- 03 1$ Ф орм ат Я2
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С х ем а  р а сп о л о ж е н и я  ст енобы х панел ей  п о  о си  „ А

©  ©  ®  ©  ®  © ®  ©  ©  ® ® ч
С х е м а  р а с п о л о ж е н и я  ст енобы х п а н е л е и  п о  оси» б

@  ®

Схема располож ения стеновые 
панелей по оси „ 1 4 *

17040 пн /

(464оЛ^

3 600

оооо

■osodb

пс-э

6000

1
П С-Э

>Jnc-a

Г7С-Э
==1-----------------[ ?

30 ____________
1.озо./-/з-з-гго

Схема росполоо/сенил стеновых 
п а н е л е й  п о  о с и  ,, 1 *

пс-э

Ж ш
г ш о

/4

14-64̂

3.600
З к _

о.ооо

ото -o s d o 7̂
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Марка,
лоз. Обозначение Наименование Кол. Пасса

ед.ке
Приме
чание

Стенобьte п а н е л и
nc-1 1ЛЗО.М.Ы 76 ВЦ 30.5.35 л -57 3 630 034п3
nc-г 1030.1-1.1~1 7в 50.60.5.3.5 л  31 30 /040 о. 68м3

пс-з 1030.1-1. 1-1 15 псс?б. is. го -гл -г .з/ 32 /8 /0 148 м3
пс-А 10301-1 1-1 15 ПС6В5. /з. г, о -г л - / з / 33 1610 148м3
ПС-5 1030.1-1. /-/ 05 пс во. гг & о-г л-31 330 1780 !, 4гпз
ПС-€ 1030.1-1- М  01 псзо./г.го-бл-57 4 870 0.71м3
ПС-7 10301-1.1-1 /5 пс 63.5.13. г о -г л-г. 3 5 3 /810 148нЭ
п с-в 1030.1-1. м  15 needs /г .г о -г л - /з 5 3 18/0 /. 46м3
пс-з 1030.1-Г 1-1 05 псбо.1з.го-г.Л'35 30 1760 !.<3пэ
пс-ю 1030.1-1 /-/ 05 псбо.1гго-г.л-з7 3 1760 143м3
пн -1 юза./-/, г-/, б.оо.о ПК 60. 6.5-Л -3! 34 1300 Q.7Srf

СтеновЬ1е э л е м е н т ы
А / 1.030.1-1.0-3-3401 Э лем ент Крепления ее 0.7
А2 -£ 40 5 Тож е 68 12
АЗ - 3403 То ж е 103 0.4
А4 -3404 То ж е 68 15
1 1030.1-1 4-1-iso Элемент Крепления тз 814 0.4

13 1030. п .  з - г -514 Лист 6*80-140ГОСПЭЭОЗ-74* 2 0.7
го 1030.1-14-1-140 Элемент крепления 76 64 0.6
гг 1030.1- 13-г  -515 Листе* 140 *!40 ГОСТ №03-7$ 4 1.3

Незапаркироёанные п а н е л и  ПС-3

Нс/ч-отд. 
Й. контр
ГИП

Гл.спец.
Нач ел.
Оп. кол

РопенскиО
Лепнина
Калугина
ПаршчКоб
Алексеева
Нагорнал

Ж
Ой&Т

0S.90
0S9A

4 0 7 - 3 - D 5 4 A .3 0  А С
Закрытое распределительные уст ройства Л  О К б со ] 
сдарныпи ш инам и и з  унифицированны* конструкции

З Р У  -  Л О -/ 3 -Р 4 * 7в~Ж В  
с высокой устан овкой  

ооорЧоовс/ния
Схемы расположения

AS9о стеновых панелеи (вариант А 
~PS9\ с кабельно-воздушными бводапц

ЗЧЧ39- 03 / 7  Копировал PJHoju[-

Стадир Ласт

/ 4

Листов

ЭНЕРГОСЕТЬ ПРОЕКТ 
Северо-Западное отделена 

Ленинград
ф ормат  A  S
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Схема расположения плит покрытия
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Спецификация к схеме расположения плит покрытия и 
элементов КроВли__________________________________________  _

Н с/рка,
ПОЗ. Обозначение Наипенобание Кол.

Пасса,

ед,Кг
Прите"
чание

Железобетонные изделия

с / / .4 3 4 -3 4  бы п. 1 С Б 7 А -1 10 2 3 0 0./2пЗ

Плиты п о к р ы т а я  п р и  с н е е о б о й  н а г р у з к е  0 ,7  и /,о  к  Па ( 7 0  и /о о к е с / t?*]
/ г о с т  г г т о и - 77 П Г -З А т У Т 34 2S50 / ,0 7 т 3

г ГОСТ 9570/. г -7 7 П В 7 ~ З Я тЦ т /0 3200 /,гвм3

Плиты покрытия при снееобой нагрузке /5к Па { 1 5 0 к г с /п г)

1 ГО СТ 5 2 7 0 / ./ -7 7 П Г -Л А т У т 34 2 6 5 0 / 0 7 т 3

г г о с т  г  awт г -  77 П В 7 -4 Я г Ц т Ю 3 2 0 0 / г в п 3

Материалы
3 г о с т  S 7 6 / - е е * А-1 -6 435 п

П л а н  кр обл и

План полниеприепной сетки

При Вязан

Инб. //2

4 0 7 -3 -D 5 4 4 .3 D  АС
о

Закрытые распределительные устройства ПОкб 
со сборными шинами из унифицированных Конструкфй

Начотд. Ропенский 0S&~Зру/Ю -/3-д4*78-№  
с Высокой установкой оборудован®

Опадал Лист Листов
Н-контр. Демкина jg tl />т Р 1Sгнп Калягина
Гл. спец.

II

Схема расположения пли т 
покрытия. План кровли. План 
молниеприемной сетки

ЭНЕРГОСЕТЬЛРОЕКТ
Gsoefo- Западное отделение 

Ленинград
Hcn. ер. Ялексееба autj ш
Техник Сажана

аччзз-оз /$ Копировал Pfiufbf" формат Я  2
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Спецификация к схемам расположения

Марка,
лез. Обозначение Наименование Кол.

Масса
ед,кр

Приме*
чание

СталЬнЫе элементы
МЧ 4-07-3-054-5.30 ЯС.и-^3 Деталь закладная МЧ 8
М*6 -огз Шо же м-6 <25

М-9 -  ом Шо же м-9 <64

мчо -огч то же мчо 4-0

М*« -015 то же мч< 51
мч2 -OZS то же мчг 328

ЖелезобетаннЫе элементы
i з .о о в .< -г/81 & .г Плита П8у--Н 4- 2<0 0,09 м 3

Асбестоцемент! ibie элементы
г ГОСТ 424-8.48* ЯЦЭиД 400420x80*2,5 <02 ц г

ТРЧ гост 1839-80^ БИТ <00 6» 4-30 <2 2,6
ТР-2 ГОСТ <833*80* б н т <оо е *300 <2 2,6

Бетон класса В<0,м3 23,5

Я -1-8 ГОСТ578Т-82 4300 м

1. См. вместе с листами ЯС-16,18.
2. Под каналЫ и приямки выполнить песчаную 

подготовку толщиной -100мм.

Привязан

4 0 7 - 3 - 0 5 * 4 9 0  Я С

Нач.отд. 
Н. контр 
ГЙП
гл.спец.
Нач.гр,
Техник!*

Pow chckuu
Дейкина
Калугина
Паршцкоб
Ялексеебд
Сажина

ш
PS.&

0х&
0S&

ЗР»*ПМЗ-2^8-ЖБ с ШпшЗи̂ 
высокой установкой оборудования! р

Лист

/7
Л и стод

Схема расположения канала,, ЭНЕРРОСБТЬПРОБКТ 
пруямкоб и закладных деталеи СебероЗапаОное отделение 

о полу.____________________ 1 .Ленинград_________Ленинград
КопироБал Жукова гччзэ-оз го  Формат Я2
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7 -7

См . вместе с л и стам и  Й С -# ^

Ндч.ошй
Н.контр

Га . спец.
Нам, гр.

Ротеискии
Демконд
Калугина
Пдршцко5~
Алексеева at

о т
ото
0S.0O

Привязан

Ш лР

407-3-05^.90 RC
Закрытые распределительные устройстСа НО кВ со 
сборнЫти шинами из цнифицироБаннЫх конструкций 

1СтаАия1Лист ГАистоГз р а т - и - г ^ в - ж б  с
Ьиеокой цстинобкои оДорцЗобаии;
Схема расположения к а н а л а , ,  
приямкоо и закладнЫх'оеталеи 
бполи. ЯзлЫ и оазоезЫ

i8
ЗНЕРГОСБТЬПРОЕКТ

Се&еро-ЗапаЗное отделение 
Ленинград

<опиробал О К ук о б а гччзо- оз  2 / Ф о р м а т  Я 2
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Спецификация к схемам расположения

М а р ка ,
поз.

О бозначение Н а м е н о б а н и е Кол. Масса,
е З ,кг

Приме
чание

С талЬнЫ е э л е м е н ты
м м 1М П -3 -О 5 1»-5.90 ПСН-ЙЗ Деталь закладная М-1 8
М -6 -огъ Шо ж е  м -8 ИЗ
М -9 -огч т о  ж е  м - з 164

М-10 -014 т о  ж е  м ч о 4о
м - н -015 т о ж е  м - « 51

м н г - 055 т о ж е  м -12 328

М-1»- -опь т о ж е  м - 4 24
мн>» -ог.5 т о  ж е  м-14. 16 м

Ж е л е зо б е то н н о е  эл ем е н ты
1 3 .006M -Z /8 1 6.Z 1 П л и та  П 8 д -Н 4 210 0,09м3

А сб е сто ц е м е н тн ы е  элем енты
2 гост яцэид 4.00-120x80*2.5 122 43,2

ТрМ ГОСТ Ш 9 -8 0 * БИТ<00 £.1*30 12 г.в
т р - г ГОСТ 4839-80^ 6 Н И 0 0  е= 300 24 2,6

Бетон класса 8 Ю ,м 3 4 y i
Я -1 8 ra c T S U l-K 4300 м

1. См. Вместе с листами 
г. ПоЗ каналЬ и приямки Выполнить песчаную 

поЗготоВку толщинои *100мм

Лрибязан

ц^ГгГ

4 0 7 - 3 - 0 5 4 4 . 9 0  П С
~ Закрытые раепреСелителЬнЫе устройства п о  кВ со ,
~ coopHbinu ш инами из 1{ниуицирооаннЬпс к о н с т р у к ц и и  
\А ЯОЧ44П.-1Я.7и*1Я.,Ш*Я I. |Стойоя|Лист |Л и с то ГН а ч .о т З  Ром енски и  \ Щ - 05& !> | Cm a3 3 i

Р го

Н с и . г р __________________
Техни кХИ С озки н а C&S' \РЗ'.&

» e » 8 n,,u' I ЭН ЕР ГОСЕТЬПРОЕКТ 
п с к а с е л Ь н о - ICebfpo-ЗапаЗное отЗелениеn o A u .(B a R u q H m  с к а 5 е л Ь н о -~  |СеБгро*ЗбпаЗиоео 

______ бододшными b b o o a w u j______ | Ле ни нград
Копировал ЖукоВа г.чч&з-оз 25 Ф ормат Я Z







С пецисрикацш  к  с х е п е  распа/ю цсенш  оп ор п од'oSopt/доёт и е

Номер л  чей к  и 8 3 10 11 М о н та ж н а я  я ч е й к а

1

%

ЗООО

« 4 э -
г п■ L

ДО

j

)

4 3 -

4 3 -

4 3 -

4 э - 4 з -

I I I I

ш о

ш а .

3000

tsoo

-Ш-

о м -6

Ш IL
soot?

2-2

I I

6 0 0 0

©

8
а»

I I

6 00 0 6000

©

' / / / / / / / / / '
У / / / / / / / / / Л

I

М арка
поз.

О  боз н о  чем  и <2 Н а и м е н о в а н и е Кол. Масса
ед.кг

Приме
чание

ОМ -1 407-3-0544-90КМ А -10 О п о о а  подбы клю чятт

SMT-н о б - г ш в о у х м----и-------- 3--
_ (8МГ-1Ю6- бо/гооо у х а  1) ю 185

О М -8 407-3-6540.90 Км а . 11 Опора под'разъединитель

Р А Ъ -йг)-ноН тггю еМ М .
с приводом ЛЯ  / У / S Ш

ОМ -3 407-3-0644.90КМ а -11 Опора под разъедини-

т е л 6 РАЗ- 1 /г1 -ю о /т(гт
УХ Л1 с приводом ПЯ1У1 ю 580

О М -4 407-3-OS44- 90 КМ л.17 Опора под трансооор-* * * / 
м а то р  напряж ения
HKQO- ПО-83У1 и  р а з -

1 рядник Р В С -11 Ом 1 68а
О М -5 Ш -3 -0 5 М 3 0  КМ А -10 Опора п о д  трансроор

м а то п  т о к а

Т Ф Л м -1106-  / й  У / 8 882

О М -6 407-3-0644-90 КМ а -13 Опора под дб/соко -

ч а с т о тн у ю  а п  п а -
а & ти о с/ 18 188

ОМ-7 407-3-0644-90 КМ  л -10 О пора под тоансооор-1§

j

м с ф - п о - з з у / 1 16,5

О м -8 407-3-0544.90 КМ а . 14 О пора п о д разведи-

н и тв л б  Р Л З -1  & J -
-  Г 1(7/ю о О Г20Ю) УХ/11 г о 1704

О П -9 Ш -S - OSM.SO К П  л -П Опора под тоансоооома-
т о р  напряж ения
Н К Ф -110-83 У 1 1 107

о м -ю 407-3-0544-90 КМ л-14 Опора под разрядник
Р 8 С -п о м 1 /33

1. Опоры п о д  оборудование у с то н а б л и д а тб  н а  закладнб/е  

Д е та л и  £  п о л у  н о  сборке.
8. С £ & р н б /е  ш £б/ п о  Г о с г586 4 - SO- 
3- См. вм есте  с л и с т а п и  H C -i8 tt>i/f££

Чен. от3.
Н-контр
Гил
Ф.спеи.

воменский
Детеино
Ко/гугина
ПаршукоХ

Наъгр. ЛпексссА/ 
УнУсенопМетсинег

(690

Закрытыераспрес/елителбт/е устройстба /юкЯсо 
сбарНб/мишинами изунидоициро&тннби: конструкций

а£9о
о£(к>

при&язан

Ш б.н

417-3-0544.90 Я С

ЗРУш }}0-!3-<?*/х78-ЖБ с бисокой Стадия
установкой обору д о  ба ни л

Схема расположения опор 
0S9o под оборудование н а
Общотм- о .ооо б  о с я х  S -- 14

Лист
35

Лист  о б

Э Н Е Р Г О С Е Т Ь П Р О Е 'К Т
СеСсре-Западное отделение 

Ленинград
Копир: Соло&сбо 24439- 03 26 Формат Я8
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Ном ер р уе и к и 8 S W f i

4 Q 7 - 3 - 0 5 4 4 .  9 0  PL
Закрытые распредепите/ннб/е t/cmpoucm&r/ro*g 
со сборными шинами ш иниаоиииро&гн&рс констлихиис_

При&ЬЭси/ ЦсгУОтд.fbwQHCJCOU csfc ЗРЗ-}Ю-13-&х 78-Ж6 с £б/са- 
Кои установкой оборудования

СтсгЗи»Лист Листод
Нконт/хЛемкина &9о Р £Srun КалугинаХвиШ, CS.90
Ofcneu-ПаошикоЗЖ CS.90Схемарасположения опор под 

одрруао&ание на отм. 6-300 
и 9.300 £ осях 9 - М

Э Н Е Р Г О С Е Т Ь П Р О екТ  
>£еро-3вподное отделение 

Ленинерсгд
Ноч.гр.Алексес&гамФ 0f.fr

Ш£а/ инженерЛенкина р ч №90
Копир: Соло& е£и 2 0 0 3 9 - 0 3  d 8  Форпат  A 2

^L.
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Спецификация элементоё позорной лестницы Л П Ч
Марка, 

поз. Обозначение Наименоёоние КдА.
Мосса
ед,кг

Приме
чание

/ W -3- 051/5.90 ЯСИ-ои Лестница M R-11 3 73,6
г ЯСН-K i Лестница М К - 1Р / W e
3 ЯСИ-ОХ Ограждение MR-16 / 66,5

4 л е и -п о изделие м н-77 /4 6,2
S я с н -о гь Упор М К-t8 { б ,г

6 Я С И -М изделие M R-19 ц г , г

7 бОАП) М 16*50 ГОСТ 7738- 70* г
8 Гайкам 16 ГОСТ53/5- 70* г
9 Шайоо /6 ГОСТ U3V -7S * г

1 изделие M R -19 при дарить к лестницам перед монтажом.

2 изделие M R -17 заложить при монтаже стеноёых панелей. 

д. /Хорные ш8ы по ГОСТ 526*1-80

JU '

П равят

ишГТг

Ноч.отй
Н. контр
ГНП
Гл.спец
Ноч. гр.

Роменснии
Ленкино
Калугина 
Поршу коЕ
ЯлексееВа

Р<̂ /
ош 
оШ 
05.90.
Шо
ОШ

W - 3 - 0 5 M . 9 0 о с
Закрытые распределительные устройства 110 нд со , 
сборными шинами из унифицированных нонстринции

ЗРУЧЮ '13-гЬ*78'Ж6 с высокой 
устанобкой оборудования

Лестница пожарная

Стпвия Аист

28
Аист ов

Э М Е РГО С Е  Т6ПРОЕК7 
Северо-Западное отделение 

Ленинград
Копир, tfcxb. Z 4 4 3 9 - 0 3  31 формат №
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W Наименование материала К од
количестёо

Приме•

£ \  и единица изм ерения материала ед
изм

чоние

4 ъитчмы нефтяные и сланцевые 035500

Еитчмы нефтяные строитель-
3 ные твердых марок, m 025621 168 1799

ц Сортоёой п р о к а т обыкноёен-

5 ново качества 093000
в Сталь арматурная классаH -Z m 093009 /68 9.868

7 Сталь арматурная классаЯ-И,т 093003 ГS3 0,323

8 Сталь арматурная классаЯ-П/.т 093004 /68 28,776

9 Сталь арматурная кпассаЯ-Ет 09300$ 168 4.375

10 Е-

!I!1

OS3007 /68 2,545

11 итого сортоёого проката
/ г обыкноёеннога качества, m /68 40,887

п Сталь сортоёая, m
СЗЗЮО-------

093200:093300 168 U/3 9

/ у Сталь сортоёая конструкционная, m
09S/OO

09SZ00;O953M161 1.45/

15 П рокат листоёой рядоёой. m
097(00

097200:09730С 168 2, в

16 итого стали ёно7урольной массе.т /68 46.287

17 8 том числе по укр члн е н н о-
18 мч сортаменти
19 Сталь к р уп н осо р тн а я,т

093/00 
095700 166 18. 235

го Сталь среднесортная, m
093200
095200 168 7.107

21 Сталь мелкосортная, m 093300ПЖЗОО 168 14.88

гг К а т а н к а ,  т 093900 168 3.265

23 Сталь толстолистоёая о я  (до-

29 ёых мар ок /о т 4мм), m 097/00 /68 2.8

25 М еталлоиздели я лромь/и/-
26 ленного назначения /метизы) 120000

2 7 Проёолока стальная низкоуг-
28 л  ерод истая периодического

29 профиля класса 8р - I ,  m 121400 /68 4.728

30 итого металлоизделии п р о  -

31 мышленного назначения, m /68 4.728

32 итого стали, приведенное/ к
33 ста ли  класса Д-ЗС, m 168 6/.63/

39 То ж е. К стали маоки СтЗ. m 168 А Л _______

3S Всего стали, приёеденнои к
36 класса Я “X  и  марке Cm3, ш ш 67.031

37 Сталь и экономичные лро<рши прокат
38 С та л ь  м аоки С т З
39 С 8 ,т 168 0J98

'  90 С10,т 168 0.266

91 а г , т 168 0,2!

92 с г о . т 168 1.034

93 150*50x5, Л7 1б8_ а обо

-9 9 £63*63*5, т 168 3.1/7

95 1/25х /25*10,т 168 0,384

96 130x55*8, т 168 0.005

91 £/25x80*8,07 /66 0.002

1
_ !

/

2

Наименоёоние м атериала  
и е ди н и ц а  и зм е р е н и я

К о д
Количестёо

Приме
чаниематериала Ж

изм.

Ф6,П7 /68 0,22

Ф 8 ,т 168 1,78

3 ф/2,п? /68 0,0/1

4 Ф 1 Ч ,т 168 0,163

5 ф16,т 168 0,067

7
ф 2 0 ,т /66 а /07

с Т :3 ,т 168 0,635

в (Г- 9 , т 168 2,445

9 б - Б , т /68 2.564

Е
11

cf= 8, т 168 0.241
сГ- Ю, т (68 6.29S

12 сГ-/9, т 169 0./62

13 Сталь к р о ё е ль н а я .т 097400 168 1.15

/У Профили гнчты е , m 186 4,75

15 итого слали соотоёои ё н а тч -
16 ральнои массе, п7 168 25,868

17 8 том числе по  у к р и лн е н н о -
/8 м и сортаменти

1.70819
20

балки и шёеллеры, m 092500 168
Сталь крупносортная, m 093100

095/00 168 8.318

21 Сталь среднесортная,m 093200
DQS200 168 0,107

22 Сталь мелкосоотнал.m 093300
095900 168 0,241

23 К а т а н к а ,  т Q93400 168 2.00

24 Сталь толстолистоёая рядо ёь/х
25 м арок /от 4мм), П7 097/06 168 11.707

26 Сталь тонколистоёая толщ и -

27 ной о т  /,9 до 3,9м м f 07 D97200 168 0,635

28 Сталь кроёельная, m 097400 168 1,15

29 итого стали  сортоёойf приёе-
30 ден ной к  стали марки СтЗ.m 168 25,888

3/ 8 с его с тали по маркам сорт о -
32 ёои. металлоизделии поомышлен
33 ного назнаиения ёнатуральной
34 массе, m 168 76.881

35 8 том числе п о  укрчпненно-
36 мч сортаменти
37 Балки и шёеллерь/. m 09Z500 168 1.708

38 Сталь крупносортная, п? 093100 она /о а /68 96.553

39 Сталь среднесортная, m 093200 09$200 /68 7.2/Ч

40 С тал ь мел кос о р  тная. m 093300О.ЯЛдоо 168 15,121

41 Катанка . m 093400 168 9,993

42 Сталь толстолистоёая оядоёых
14.50793 марок (от Чмм),  /77 0971ОО /68

44 Стань тонколистоёая толщ и-
-----4S н о й  от /,9 до 3 ,9 мм, m 097200 168 0,635

46
91

Сталь кроёельная, П7 
всего приёеденнои стали к

097400 /68 1./5 __

я

1

Наименоёание материала 
и единица измерения

Код Количестёо
Приме
чаниематериала Ж

изм.

1 класса Я - I  и марке СтЗ, m /68 92.897
2 в  том числе:

3 На изготоёление сборных ж е -
4 лезобетонных и бетонных кон-
5 стрчкций, m 168 67.031

6 строительные стальные конст-
7 р у к ц и и , П7 168 25,666

8 ТРЧОЬ/ СТОЛЬНЬ/в, /77 137300 16$ 3.805
9 Материалы лакокросочнь/е
10 (белила, олиера и т. д .),к г 231 ооо /66 120

/1
1II?

/2 и лесопильно-береёообоабатм-
13 ёоюшей промышленности
14

111I$1

536//0 0S5 22,2

15
-------------------- -----------------------  ----------------- —у—
Расход пиломотериалоё ё  к р у г

16 лам  лесе, м 3 //3 3,72

17 щ е б е н ь , м 3 571 НО 1/3 106

18 Песок строительный природный, м^ 571/40 /ГЗ 53,5

19 Ц е м е н т 573000
20 Рортланду ем е м т 573/Ю
21 М300, /77 573/5/ /69 92,77

22 м ч о о ,т 573112 /68 2//, 2/

23 м so а, /77 573/13 168 191,2

2У Цемент, приведенны й к  мар-
25 ке м  чоо, ёсего, m 168 435,21

26 8 том числе на изготоёление .*
27 монолитных ж елезобетонны х
28 и бетонных конотрикуий,т /68 8S.7S

29 сборных железобегоннь/х и  бе-
30 ТОННЫХ к о н с тр у к ц и й ,  /77 /68 349.46
31 Кирпич строительный(ёключоя
32 камни), тыс. Ш7. 574120 798 Л А _______

33 Рубероид, м  2 577402 055 8500

34 Листы асбестоцем ентны е
35 конструктиёны е п ло ск и е ,
36 тыс. уел. п ли то к 578Ю5 732 /448

Приёязан

инб.н

407-3 -0 S  44.90 ЯС.& п1II РомвНСШ/U 0?.9о
Н. контр. Демкино од-з*

Ведом ость потребности 

ё  м а те р и а ла х

Стадия Л и с т л  истое
Р /гнп Калугина Убии/ оз.зо

внергосетьлроект
CsSepo-Залодное отделение 

Ленинград

Гл.спСц. ЛаршикаД ~JJC~ од.Зо
нач. zp. ЛпексееРо (Ьля 65-30

S4439- 03 3& грорпот/гг
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ИЗ ПОДАОИЛ КРЫШНОГО ЫнтцЛАШОРЛ.
\ АШЯНОВКЯ 2х ПЕЧЕЙ. МР-2.

А е т я н о о к я  Зх п е ч е й . М Р - 3 .
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С п е ц и ф и к д и , м я  М Р - 2 . , М Р ' 3

V ,
v t

ПО и
Марка

поз. Обозначение Н п и м ен о й ан и е Кол.
МАССА
«Д.кг.

Приме
чание

, h М Р - 2
со
С4

$ _ j
о о о щ

D 0 D 0

В
1 ?RMR М Р -2 1 4.0
2 РОСТ 1 1 9 8 - 1 0 * 8 0 М  М 8 *  2S 8 ООП

3 Д и в е л ь  Д 6 2 5 0015оо

1ГЗ
см

ч ч
С 4  1

4 ГОСТ S9 \ 5 - Ю * Г А Й К И  М 8 13 0.00Б

1
7----------- Ч

о о о о

0 0 0 0
7 -----------^

S РОСТ 9 4 6 1  - 1 S Э л е к т р о д ы  3 - 4 2 А 0.1

6 РОСТ 8 1 9 2  - 85 KPftCKA т л е л  AHR А 0.1
оо $ Т~

1_

со
«м

СО'со
о1Л
сэсэ

1 □ о о о '
\

D 0 D 0 ,
М М

c f 1 Pft(V\R М Р - З 1 S.3
1» 1 \

8 РОСТ 1 1 9 8  1 0 х Б о л т  М 8 * 2 5 12 1.011

9 Д ю б е л ь  Д 6 2 5 0.01S
У / / / / / / / / / / / /

10 ГОСТ 5915 - 1 0 * Г а и к я  М 8 11 0 .0 0 6

\ \ РОСТ 94 6 1  -15 Э л е к т р о д ы  Э - 4 2 А 0.1

12 РОСТ 8 2 9 2  -85 К р а с к а  м а с л я н а я 0.1

, 1 9 5 I 9 S
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З а к р ы ты е  распределительны е  устройства  НОкв 
со с ш н ы т и  шннвтп иг унтрццироыицщх констр- ий

Дач.отд. Р о м е н с к и й
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Пози
ция

Ш Ш О Ш И Р  u m tx m te iim im m tm ra u t t f  оаоршояння и мятетияяо* 
ЗЯ10]*изготобитеяк/|Я51 импортного онриоояиио-етряия.тирмя/

Т«П, МАРКА j 
0 1 0 Р Ш М Ш . 

ОШМЛЧРШ ДО' 
кзмситя и«омер
ОПРОСНОГО ЯМСТА

Рднинщ
юмсрояия КОД Ш 01 А ' 

ш т т т р я *
K0I

ООвИООбОНИЯ,
мятернляя

цгив
ГЯ МММ и VI 
«ПРЯЯЯ-
в я т ,
тые.рзг

кепи-
чссшво

М Ш А
рдииицы
0S0P3M-
в я т ,

КГ

MAUMC
U0BA*
Ш КО»

1 2 г 4 5 6 7 S Г ~ 10

j

f

|

■ И г д е л iter. И O SOPM O m uP
постяоляемое п о ш » ч н к о м

О т и п к гн и ?
!. Рамп Ш  з е т л и о в к н  2 х печен М Р-2 шт. 796 2 4.0

2. Рямя и *  к т я и о в к и  ^ х п гче я МР-3 шт. 796 4 5.3

3. K p m w  / б о я т м . г я я к я / кг- 166 3

4. 3AtKm ?0IM  ГОСТ 9467-75 3 -4 2  Я к г 166 2

5. КРАСКА МАСЛА Я ДА ГОСТ 8 2 9 2 -8 5 к г 166 . V 5

б Р н т н л п и я
1. ТрзбЛ В О И Ш О П Р О В О т я  РОСТ 3 2 6 2 -7 5 *  <*20 пм W ' 1; V " . 140 1.66

2. ЗЯРКШРОды ГОСТ 9467- 75 3 -4 2  Я к г 166 2

3. крлекл МЛеПЯИОЯ ГОСТ 8 2 9 2 -8 5 к г 166 - •• . . v 8

■

■ М М М

оряоязян

4 0 7 -3  - 0 5 4 4 .9 0  0 6 .8 0  [
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Тип, МАРКА 
а и м д о о ш  
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Вен т  н п а  ц и я
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Типовые проектные решения 407-3-0544.90

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293824/4293824663.htm

