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ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ СТР,

А40-96 Содержание 1

А40-96-01ПЗ Пояснительная записка 3
А40-96-02ГЧ Шкафы* Габаритный чертеж* к

A4Q-96-03 Минимальные размеры расстояний 
при установке шкафов двусторон
него обслуживания у стены. Т

А40-96-04 Минимальные размеры проходов 
обслуживания при установке шка
фов. а

А40-96-05 Строительное задание на установ
ку щитов НКУ. Пример. а

A4Q-96-06 Строительное задание на проемы 
для кабелей в железобетонных пере
крытиях и полах. Пример, ' (0

А40-96-07 Строительное задание на установку 
щита одностороннего обслуживания на 

перекрытии. «

А40-96-08 Строительное задание на установку 
щита двустороннего обслуживания 
на перекрытии. 14

А40-96-09 Строительное задание на установку
щита двустороннего обслуживания 
на перекрытии. 13

A40-96-IQ Строительное задание на установку 
щита одностороннего обслуживания 
с каналом сзади. 1h

A40-96-II Строительное задание на установку 
щита двустороннего обслуживания 
с каналом сзади. 15

А40-96-12 Строительное задание на установку 
щита одностороннего обслуживания 
с каналом спереди. 1Ь

A40-96-I3 Строительное задание на установку 
щита двустороннего обслуживания 
с каналом спереди. П

A40-96-I4 Строительное задание- науусмшввку 
щита двустороннего обслуживания 
с каналом спереди и сзади. 1Ь

A40-96-I5 Строительное задание на установку 
шкафа одностороннего обслуживания 
на перекрытии. 13

LL
ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ СТР.

A4Q-96-I6 Строительное задание на установку шкафа 
двустороннего обслуживания на перекрытии. «0

A40-96-I7 Строительное задание на установку шкафа 
двустороннего обслуживания на перекрытии. и

A40-96-I8 Установка щитов НКУ„ Пример. и
A40-96-I9 Установка щита одностороннего обслуживания 

на перекрытии. и

А40-96-20 Установка щита двустороннего обслуживания 
на перекрытии. 44

A40-96-2I Установка щита двустороннего обслуживания 
на перекрытии. 6S

А40-96-22 Установка щита одностороннего обслуживания 
на полу с кабельным каналом сзади. гъ

А40-96-23 Установка щита двустороннего обслуживания 
на полу с кабельным каналом сзади. я

А40-96-24 Установка щита одностороннего обслуживания 
с кабельным каналом спереди. г&

А40-96-25 Установка щита двустороннего обслуживания 
на полу с кабельным каналом спереди. 49

А40-96-26 Установка щита двустороннего обслуживания 
на полу с кабельным каналом сзади и спе
реди. 30

А40-96-27 Установка шкафа одностороннего обслуживания 
на перекрытии. 31

А40-96-28 Установка шкафа двустороннего обслуживания 
на перекрытии. м

А40-96-29 Установка шкафа двустороннего обслуживания 
на перекрытии. 33



I. СОДЕРЖАНИЕ

Альбом содержит:
- габаритный чертеж шкафов;
- чертежи строительных заданий при установке щитов НКУ в 
шкафах на перекрытиях и полу;

- чертежи установки щитов НКУ в шкафах на перекрытиях и 
полу.

2, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Альбом предназначен для проектирования и монтажа щитов 
НК/ в шкафах.
Щиты Ш У  в шкафах предназначены для установки в помеще

ниях с климатическими условиями соответствующих исполнению 
"У" категории размещения "3" и "УХИ" категории размещения 
"4” по ГОСТ 15150-69.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ЗД. Щиты изготовляются секциями высотой 2200 мм, длиной 
от 700 до 4000 мм одностороннего и двустороннего обслужи
вания.
Габариты шкафов см. черт. А40-96-02ГЧ.
3.2. Щиты одностороннего обслуживания устанавливаются

у стен без прохода, двустороннего обслуживания - с проходом, 
см. черт. А40-96-03, -04
3.3. Крепление щитов и отдельно с тоящвдшш^афов к бетонным 

основаниям перекрытий и полов осуществляется путем приварки 
нижних оснований шкафов к закладным изделиям, установленным 
строителями на уровне чистого пода.
3.4. Расстояния между ооями закладных изделий по длине 

щита не должны превышать 2000 мм,
3.5. Чертежи строительных заданий предназначены для выдачи 

их проектной строительной организацией е целью разработки 
разработки рабочих строительных чертежей перекрытий и полов 
помещений для'установки щитов НКУ и отдельетоящих шкафов,

3.6. Патрубки в проемах для прохода кабелей выполняются 
по чертежам конкретного проекта электротехнической части.

3.7. В строительных чертежах должно быть помещено тре
бование: уотановну патрубков для прохода кабелей выпол
нить по чертежам электротехнической части проекта , а 
проекмы после провяжки кабелей заделываются строителями 
несгораемым легкопробиваемым материалом.

3.8. Каждый щит или отдельностоящий шкаф должен быть 
присоединен к магистрали заземления (зануления) с обеих 
сторон щита или шкафа, используя для этого устройства 
заземления, имеющихся на НКУ,

В Н И М А Н И Е Ш

Для заказа электрооборудования (комплектных трансфор
маторных подстанций, распределительных устройств напря
жением до 10 кВ низковольтных комплектных устройств, 
другого электрооборудования), изготовляемых заводами 
России и странами СНГ, а также корректировке устаревших 
проектов, замены оборудования на поставку иными заводами; 
комплексную поставку электрооборудования и материалов по 
проекту и др. вопросам следует обращаться в отдел электро
оборудования ОАО "Тяжпромэдекгропроект” по адресу:

I05I87, Москва, ул,Щербаковская, 57а,
Тел. 369-32-96.
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Тип ш надоа *  :
Разм еры , мм Массал

В L А Б Г А кг

ШО5-22075,ШД5-22076 700 590 В00 135
11105-22036, ШД5-2208Б доо 690 700 т
Ш05-22Ю6, Ш Д5-22705 EDO 7000 ово 500 290 900 /67

11105-32726, ШД5-22726 1200 /090 7700 т
Ш05-22МВ, ШД5-22М6 т о 1290 /300 207

Ш 05-22073, ШД5-22078 100 590 600 707

Ш05-22088, ШД5-22088 200 690 700 755

Ш05-82Ю8, ШД5-22Ю5 800 /ООО 650 700 Ш 900 /79

1005-22/28, ШД5-22/28 т о 7090 7(00 /99

U/Q5-22M, Ш Д5-22Ш 7 Ш 7290 /300 г/8

/.*Последние две цифры В обозначении типа шко<ро не 
проставлены. В  соответствии со структурой условного 
обозначения они могут быть 2.1,3/или У/, то естьt соот
ветственно Выбранной степени защиты оболочки шкафа: 
/А?/, /АЗ/, /РУ/.

2. корпуса шнофоё длиной до 800мм изготавливаются с  
одностворчатой дверыа, 1000мм и более-  с двухстворчатой.

5. Зона с размерами А и Д  -  проем для подоода набелей 
и  проводов снизу.

У. Размеры БиР-установочные размеры корпуса шкафа.

щ ш
ш

1 м

ШШ
ш и
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Сборни из шнасроВ 

L L________ L L

1(000max

□

Струнтура целебного обозначена# 
mu под шПасроб по ОСТ/50,800,9(0~8 7

D D - D D D D □ □ □

Т-— Степень защиты: 21 ~ 1Р21 
б/- №51 
4МРЫ

----- Ширина (В, мм): 6-000
В -800

----- Длина (1*гмм): 07-700
08-800 
{0-1000 
(2-1200 
10-14 О О

_____ Высота (Н( мм): 2 2 - 2 2 0 0

Номинальная гру
зе способность (не): 5- 500
- ОбслужиЬание \ О- односто

роннее, 
Д-дЗусто

роннее
---------  Ш-шНор

Пример услоЬного обозначения шнасра одно стороннего 
обслужиЬония груза способностью 500нг с  размерами 
2200*4000*800 мм и Степенью защиты /Р31Ш05-22ЮВ31
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Варианты у&паноЬни панелей в  ш калах

У&тзаноЬяо панели с 

передним монтажом

УстаноВха панели с  

задним монтажом

УататВна панели е передним 

монтажом при двухрядном размещении

Г ТаL__

1ШГ ___ I

т
£00 или 800

ФаСад

InfL..

Ш

250

п

_____I

600 или 800

Фасад Фасад

г

1___
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Ш нсир* Размеры, мм
Исполнение Тип Длищт А Б В

ШНаф двустороннего 
обслуживания с одно - 
створчатыми дВерьми

ШД5-22076 700 WOO
600

4360
т оШД5-22086 800 2000

Шноср двустороннего 
обслуживания с д8ух- 
йтВЬрчатыми дЗерьми

ШД5-22Ю6 WOO 4760

600

4220
ШД5-22426 4200 4960 4920
ШД5-22446 4000 1960 492D

Шнаср до у Стороннего 
обслуживания а одно- 
СтВор чаты ми доерьми

ШД5-22078 700 2400
еОо

4360
ШД5-2208& 800 2200 44/60

Шнаср двустороннего 
обслуживания с* дЗух~ 
стЬор чаты ми ддерьми

ШД5-22Ю8 4000 4960
800

4220
ШД5-22128 4200 2460 4020
ШД5-22Ш 4 Ш  2460 4020

"* Степень защиты 'dSogowu шНасроЁ: 4Р04, /АЗ/, /Р04

. Ш & Ш .

В
Нинина льны! раич!оы р«тмний при аианом швфюашмажлго ашчж.иъамия и «таны

д;т.1ЕРнди»нди-1

/2.96
да внипиТПЭПг.маскВА
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Двустороннее обслуживание Одностороннее обслуживание Двустороннее обслуживание 

при дбухрндном расположении и/нафоЗ

Дёерь В открытом пологсении

Одностороннее обслуживание Одностороннее обслуживание
при двухрядном расположении и/насраВ

Напряжение,6
Размер/), мм

при длине щита
до7метро6 Г 1 i

до €60 WOO {200

660 и Выше 1500

ЩцТ
лчо-аъ-оч

при шосроь,
Auim диггмлг тт

АО ВНИПИ
тпэпг-МПСКВАН.ИОИТ». 12.56

иплиро6ал Jl§J Формат АЗ



На перекры т ии у  ст ены

Строителе ное Задание
Л

Пооем для кабелей /  Закладное изделие

Щ ф ш / / Ь ш 7л
й— tJ, .+• - .+ . — Т ..+ H sLi>fff>

Afn.2)

+ + 
^4-

JJjlSL Bfn.2) у

Нагрузка от щ и т а ^  к г
-------- у------------------------ Y

На полу с кабельным каналом сзади
Опора железобетонная Строительное задание

Кабельный кпнпл Закладное изделие

Проем для кабелей

На полу с кабельным каналом спереди  

Опора железобетонная Строительное задание
ч*цп.ДЧО-ЭИ&-М

Поош для кабелей /  /  Закладное изделие

ОТ е =Ф

W 4 4"
Afn.2)

Щоо 4500
L(n 3 )_

Нагрузка оппци/па^У к г  ^

Кабельный капал

1.Планы, изображенные на чертеже,яВляются приме
ром Зля изображения их т  чертеже строителвногозада
ния на помещение, буквенные обозначения на конкретном 
чертеже строителвного задания заменяются их численны
м и значениями,а Вместо ̂ ромбоВ^гтаВятся конкретные 
размеры и  Величины нагрузок.

2-Размеры А а  Б - расстояния от торцоВ щита до сте
ны, о си  или SdkdBou грани колонны Иа конкретном черте
ж е достаточно указанно Величину одного размера-Лили Б .

Д Р а зм ер а  ф акт ическая длина щ ит а.

РШГ шш1 \Ф*Ъ'
пилю т\тт (ЪШ
щит ШШ-

М JA-,12 5 6

\тт шстщйдИ-*
— I— 1—1

AD ВНИПИтпзп
г.масквА

Формат АЗi/f\MinnPtn А Ь friJZrt
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Перекрытие из сборного железобетона. План 
Рис У

Проем для набелеО Плита перекрытия

- f a - III ' -I-

Н (ш)

M r
т й й

Урла

гр---
1П= -,,МЧ П = тгт

’И!'
~ ^ М г ~ ~ ±Л !

Гг|(---
U.

т Г

Н .

--1 г
-III

и г •П Г-
. i ! i

Рис. 2
Проем для кабелей Плита перекрытия

1/------ mini/ ^

П|
if

J

!ir
4

-------- \------------------------ у

Заделка кабелей 6  проеме
Ур,м.п Нобель

Пеекопробивоемый состав/ 1 ЮО !
' 1

I  Для рис J  па Всей длине проема для моделей 
должно быть оставлена арматура перекрытия,

29 В случае необходимости, вызванной конструк
цией перекрытия, проем для моделей может пере
секаться дал намиt которые должны иметь мини
мально возможную ширину.

Перекрытие из монолитного железобетона. План 3~3 П'20)
3  Проем для Нобелей Вилма Урм п .

т т
I I

+

Ж
иу

Участ ок пола. План  

--------- ^

Ц-ЪУ:2о)
Урн.л. JBO

Проем для_̂_______:__ /  Опора_______  $ Г - у ----------
Кабелей железобетонная t t°0

[•шетйщниваиИ-№1 ШОТ!
к ш ш т я ш т

U.mvt Ш*. \г. зб

Л Ч й - № - №

т %т олй m m u  I
... jMWtttWlHHW* tAO&K-
pwmuftxu шах, пример

КИ®? ГНИД Ш Е Ш
AD ВНИПИтпэпг-Масквд

Ifnnt тлДмя ФппАКГгт Л7*
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Торец щитаШУ

Обозначение
документа

Размеры, им
A ] в

лцо-аь-Qi 500 600
-м 700 800

I*Размеры для бпраВок,
Z  Закладное изделие марки М НШ  принята по типоБои 

Серии /,1/00-Щразработанной Харькоёсним ПромстршНИУР 
проектом,

ЪЛтрыЬающее усилие Р**2кН,
■Я. Нагрузка от щито-БОИке яа 1м длины,
БРазмеры L  ло Всей длине щита должны Бь/ть, по 

Возможности, одинакоЬыми и не предышать Величины 
5000мм.

б, Примеры проемиВ для наделе Q Б железобетонных 
перекрытиях см, черт Л^О-ЭЬ'ОЬ

ЙЁЖ:
. шащ 
Ш6HUH-

жтт им 1г. 96
на uwwiHabwj uiuma мно| tffiopoHHiro оътяиМ- 
ни» на аодфш м

№Ш1№СЛГ№Л4'.1
AD ВНИПИ 

ТПЭП
г-МРСКВА

Нопиробал M J Формат ЛЗ



. \Ш
/н
/с
ь о
 да
та
 Ща
м.
 ш
ША

ж

■ Ч  п.2 Урвем для кабелей

Одтиочетв
документа

Размеры, мм!
А В

лчо-аь-оь 510 600
■N 710 600

Ы {т )

к Ч Ч Ч к гЧ Ч Ч Ч ч ч \ Ч |
7У У Л Л , IL' / / / / , V ? / /

U 1\КаБ?ль

А

ШитИКУ

Фасад

Урлп.

1*Размеры для справок.
2. Закладное изделие март МИ Pal принята ло типовой 

серии 140045, разрадоптанной Харькоиским ТТрамстройНИН 
проектом,

ЗМтрыВающЕе усилие Р .-2кЯ.
д. Нагрузка от щита-БПОкг на 1м длины.
5. Размеры L  по Всей длит щита дот<ны Выть, по  

Возможности, одинаковыми и  не превышать Величины 
2000мм.

бЛримеры opDEMDd Вт каделед ВжелезоБелютых 
перекрытиях см. черт Л 40 * Sb ■ ОЬ

ПиЩ. МШШД1 наша, Шин
Щ ШШ

МШИ

л чо-аъ-оа
tmwumUbHM jbSqhu* но амтоиЛад w,ume вмио* 
вшито въоджиМнияна вцмцшш
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г .м а с к в д
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14 (ш )

-LJ-Vr

Торец ujatna ЯКУ

i f  Размеры для слраЁок.
2Лакладяое изделия, марки МН ̂ {принято ло тттоВоа 

серии 1А00-15, рпзраЕЬлшной ХартзВским ЛромстройШИ-
рроектом,

ЪЛшрыЕающее усилие Р=2кИ^
^.Нагрузка от щита-500кг на 1м длины 
5. Размеры L  по Всей длине щита должш Бытв̂  по 

Возможности, одинакоВыми и не преВышать Величины
2000мм,

В. Примеры проемоВ для каБелпй В жолезоБетонных 
перекрытиях см. черт. J| - 9Ь ■ tft

|аабйЬ.,
дийойач.от

lUUftmMt
1ПШПЧМЛ
иьчин

Ш КГ

ш .м - а а - а а
CmeoumUbHOt ю̂ оний ий 
simano^H цитй №№Д0-
ьонн̂ го оьтжЛоии»
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О бозначение
докчмент а

Размерььмм
А В

500 600

■м 700 800

Проем для кабелей {* Размеры для спраВок.
'  Торец щита Ш Закладные изделия марок mtQfu МИШ приняты по

типовой серии LhQ0-i5t разработанной ХарвкоВским 
ЛромстройИИИ проектом!.

3. Отрывающее усилие Р=2кН1 
А  Нагрузка ат щита- 500кг на  /л* длины:
5. Размеры L по Всей длине щита должны Бытв$ 

UD Возможности, одшакпВыми и не преВышатв Ве
личины 2000мм,

Б>КаБепвяый канал должен Быте обрамлена дВух 
сторон и  лерекрыт плитами и з  рисрленной стали. 
Нагрузка на ллиты- 30D кг на ы В  Размеры Д, ГаД  
определяются гю конкретному проекту,

.̂Примеры провмоВ для каБелей В железобетон 
Фасад ных перекрытиях и полах хм. щт. Л HQ - 3 V  ОЬ

У Опора Амто/ заложи 
телезобетакнаФ^ & опоре /л. 2)

заложить,

тлЙн j fflnhvirrm А ̂
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1---- 0с& железобетонной vncmt

1500 I ^  4500 к. У' " Г А
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MH4Mfrt.2)
/
Ятем для каЬелеи

О бозначение
документа

Размеры, мм
А б

лад-аь-и 5Ю 600
WO 800

П(4:Ю)

Шит ту  ̂
В(п.&)

Ь А
_____л

1 P>-W--F
. U - A  I .... t ‘

{?Размеры для справок.
2̂  Закладные изделия марок W№ hiMH401 приняты ль

Гопеи шатанкз ™ит3ой сеРш 1*Ю0Ч5, раграБотстти Харско&ским
Лромстрой ИЛИ проектом.

З.ОтрыВ аю щ ее усилие Р -2кИ .
4  Н агрузка от щ и т а-500кг н а  {м длины .
В. Размеры L  по Всей длине щита должны быте, 

по Возможности, одинакоВыми и не пре&ышатв Ве
личины 2 0 0 0 мм.

6 . Наделеный канал должен быте обрамлен с  двух 
сторон и  перекры т  плитами из рисрленной стали. 
Н агрузка на плит ы -300 кг на  /м? Разм еры  В Г и д  
определяют ся по конкрет ному п роект у.

У.Примеры проемов для кабелей В железобетон 
ных перекрытиях и полах см. черт. Л Ч0-9Ь- ОЬФасад

* Копировал, JjJoTt, * формат АЗ
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Проем для кабелей 
Торец шита ИКЯ

Обозначение
документа

Размеры, мм
Й Б

300 600
-си 700 800

4500
* *

4500 1. В--- 7 1
_ Ось железобетонной опооы <

к
1——'

Г 1
-г~

HfiHOj

У / / / / / / / / / / / / / / 7 7 7 / / л

^Размеры для справок.
2.Закладные изделия марок МНЮ ! и М И Ш  приняты 

по типовой серии 1.ЦСЮ-45, разработанной Харьковским 
Промстрой НИИ проектом.

3. Отрывающее усилие Р- 2кН.
Ь. Нагрузка от щита- 5 00 к г на 4м длины.
S. Размеры L  по всей длине щита должны Выше, 

по Возможности, одинаковыми и не преВышате Ве
личины 2 0 0 0 мм.

ДЖабеленый канал дал>хен быте, обрамлен с 88ух 
сторон и перекрыт плитами из риерленной стали. 
Нагрузка на плиты- 300 кг на 1м2. Размеры 3, ГиД  
определяются по конкретному проекту.

7. Примеры проемов для кабелей В железобетон
ных перекрытиях и  полах ем. черт. JiHQ-56'Hb

Ю Ш М 1 Ж 1 Щ Я
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гашв М я - 12 96
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Обозначение
документ а

Размеры'ММ
А В

J u o -аъ- \а 510 еоо
-01 7Ю 800

I*Размеры для спраВок:
2 , Закладные изделия марок МНЮ 1и MH4DJ приняты ло 

типоВой серии LAdo-is,разработанной ХарокоВским 
П рож орой  НИИ проект ом,

3 , ОгпрыВающ ее усилие Р * 2 кН ,
А  Нагрузка от щита-бОйнг на /л длины.
й  Раз меры L  по Всей длине щита должны бытеЛ 

ло Возможности, одинаковыми и не преВышато Ве
личины 2000мм,

ВЖабел&ный канал должен Выше обрамлен с ЗВух 
сторон и  перекрыт плитами из ртрленной стала: 
Нагрузка на плиты-300 кг на Ы *  Размеры Ъ Г нД 
определяются по конкретному проекту,

V. Примеры лроемоВ для кабелей В железобетон
ных перекрытиях и гюлах шжрт, Л 4Q-ЗЪ “ОЪ

V /////////////////7 M
•шш тягает шага 
1ш ида\та,т<г:2и  тштшяиташяяBBBI h sb

И, им?. ^ ,язе

KlSul1|>цЩ-рцШ
АО внипи 

ТПЭ(1
г. М П СКВ  А

Копировал ЛЯт* Формат АЗ
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Проем д м  кабелей

Торец щита НКУ

Ось железобетонной,опоры

Н [т )

ихат нку ̂  

А Ш )

-к._ . ТОО '

/

v 4 L IS O
r 1

-t teo ,
4Jp  '

Ф а с а д

{ * Размеры для справок.
2.3ш<ладные изделия марок MMOf и NH40i приняты по 

типовой серии №оо-Ц>, разработ анной Харьковским  
ПрометройИИИ проектом.

3< Отрывающее усилие р~2кИ.
4. Нагрузка от щита- 500 кг на /м длины.
5. Размеры L  по Всей длине щита должны быть, 

по Возможности, одинаковыми и не превыш ат ь Ве
личины 2000мм .

6 . Кабельный канол дот ек быть обрамлено двух 
сторон и  перекры т  плит ами из рисрленной ст али. 
Нагрузка на плит ы-'3 0 0 к г н а  /м ? Разм еры  А^Ви в  
определяю т ся по конкрет ном у проект у .

7. Примеры проемов для кобелей в  ж елезобет он
н ы х п ерекры т и е а  пола см. черт

А*2
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О б о з н а ч е н и е Размеры, мм
д о к у м е н т а Й Б в Г А

JUQ-MHS 700 5 0 0 580

-О/ 800 600 680

-о г т о 600 800 880 500
-03 (200 4000 1ОБО
-ОН т о 12 00 (280
- 0 5 700 S 0 0 580
-ос 8 0 0 Goo 680
-0 7 4000 800 800 880 700
-0 8 1200 (ООО W 80
- 0 9 т о 4200 т о

1 Д

Ы(ЬЮ)

1?Размеры для слраВок.
2.3акладное изделие марки m№Oi принято по 

типоБай серии Ui00-i5tразработанной ЯарвкоВским 
Промстрой НИИ проектом.

Ъ.ОтрыЬаюсцее усилие Р= 2кН.
А Ялгруъка от шкагра-5СЮкг,
5. Примеры проемов для кабелей 3  железлбегт янш  

перекрытиях см.черт. *̂ Ъ

га»вгluintMth
дм-avisт щ . UUMHfiU

t o m Шин
aeSamit

ни шмии «Зио-

Ц.кантр i f x . £.36
TOyaunnVu yWIgjftveWUH
на napwpwrwu,
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Обозначение
документа

Размеры , мм
А Б в Г Д

.АкО-ЭЫЬ 700

воо

500 580

SOD
-04 800 GOO €80
*02 ЮОО 800 880
-03 1200 1000 1080
-0*4 /400 1200 1280
*05 700

воо

500 580

700
-OG BOO BOD S8Q
-07 ЮОО 800 880
-0 8 4200 ЮОО 1080
-09 ЙОО 1200 1280

t ¥ Размеры для справок
2.Закладное изделие марки MUhOiпринято по типовой 

серии JAOO'-Щ разработанной Хар&ко&ским ПромстройНИИ- 
проентом.

Ъ.ОтрыВающее усилие Р~2кН.
4 Нагрузка от ш каф а-500кг.
БЛримеры проемов для кабелей В железобетонных 

перекрытиях ем. черт*

З ш ГН1н.ап

Н Ш И Ш . 12.96

ДЧй-^Ъ-\Ъ
йтроитпйдьное. aoflawut нс ийммй шшД 
ешмйед «ил»! iVjwH — J .. ,1-3—  шике шмтения 
не

AD ВНИПИ
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документа

Размеры, мм
А 6 в

лчй-аь- n 700 500 580
•Oi 8оо 600 680
-02 <00 0 goo 880
-03 /200 /ООО {080
-04 /4оо 1200 (£80

*с>

М
Ы(ш)

23аклаВное изделие март Ыи40\принято по типовой 
серии 1400-fBj разработанной Харьковским ПромстройНИИ- 
проектом.

^Отрывающее усилие Р-2кЯ.
АНагрузка от шкафа-books
^Примеры  проемов для кабелей в железобетонных 

перекрытиях см .черт. АЧП-№-№

1И,кантр.1 Ц£з_ 12 96

л н о - э ъ - п

м ш и в ____
w> ftt̂ wpwnuu

ittHUS
JL J ___!_

AD ВНИПИ 
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Уст ановка на перекрытии у  стены Установка на полу с  кабельным каналом сзади

Установка на полу с кабельным каналом спереди

Установка по чергп.У^яЧъ%&

Лист проходной хусц

Ш Ш Ш Ш /Ш /л
С) /&*н—<*Э. Val А+-

А

{ г  3 4- 5 6 7V 8

Ц Lu-
, Р(п .г)1 (П.2)

U
L

------ 1------------------4------

Кабелань/й
канал

Фасад шита

{.Планы, изображенные на чертеже? являются примером 
для изображения их на чертеже установки электрооборудо- 
Вания„3укбеяные обозначения на конкретном чертеже уста
новки оборудования заменяются их численными значениями, 
а Вместо „ромбов"ставятся конкретные размеры и  обозна
чения щитов,

^.Размеры А и В-расстояния от торцов щита да 
стены, оси ш и боковой грани колонны. На конкретном черте
ж е достаточно указать Величину одного размера- А или Б.

KnnnnnRr/А Л  Ъ л т ь у  Ф п п м п т  А  А
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Кабеле.
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Закладное изделие 

/5

О бозначение.
докум ен т а

Размерь/, мм
А б

Л Н 0 -З Ь Ч 9 600 600

•04 800 5 00

. Ш И . Ш . |2Эв
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Д 6
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документ а

Размеры, мм
А 6

A ^ - a w a 600 300
- o r 800 500

5 Щ Г иШпн№ 41ШЬ'
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Размеры, мм
А 3
6 00 ЪОО

*01 800 500
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Обозначение
докум ент а

Размеры, мм

А В

ш - а ь -as too *И5
~DV SOD вт
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Обозначение
документа

Длина
икает

№ а ь - г т 400
-or 800 :
~oz Ш
-03 {BOO
-D/t- moo
•05 700
-OB 800
-07 000
->08 1200
-09 4ДОО

Размеры, мм
Д 3

800 3DO

BOD BOD

ЫШ. mmm
IllWVwM \\шк'
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О бозн ачен ие
докум ент а

Длина
шкафа

Размеры, мм
А 3

№ 9 Ъ - £ & 700

ODD 410
*01 800
•08 WOO
-05 WOO
•04 /400
•05 700

800 БЮ
•ОБ 800
•07 fOOO
-08 1200
-09 14DO
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Обозначение
документа

Длина
шкодга

jiw-w-ea _ ТОО
-о/ 800
-02 1000
-03 120D
-oh- 1UOO
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