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I. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1 Д, Исходными данными при разработке настоящего альбома 

j послужили технические условия ТУ16-536.042-76.

I 1.2. Изготовитель ящиков а/я-3 ТОО "Электропривод” - II5582,

• Москва.

! 2. СОДЕРЖАНИЕ

2Л .  Б альбоме приведены:

| - габаритные чертежи ящиков и технические данные;

- схемы электрические принципиальные ящиков;

- чертежи установки ящиков на различных строительных осно
ваниях ( стены, колонны) и на стойках;

- конструкции для установки ящиков.

3. ОБЛАСТЬ П Р Ш Е Н Ш И Н
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3.1. Ящики предназначены для установки в помещениях.

Климатические исполнение и категория размещения УХД4 по 

ГОСТ 15150-69.

Степень защиты ящиков от воздействия окружающей среды 

и от соприкосновения с токоведущими частями 1р41 по ГОСТ 

14255-69 ,

По специальному заказу возможно изготовление ящиков в испол

нении IP54.

Высота установки ящиков над уровнем моря не выше 2000 м.

з

4, ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. В альбоме приведены тнхнические данные , габариты 

ящиков, принципиальные электрические схемы, рабочие чертежи 

установки ящиков на стенах, железобетонных и металлических 

колоннах и накальных стойках.

4.2. Б альбоме приведены чертежи конструкций для крепле

ния ящиков, с помощью которых они устанавливаются на основании.

4.3. Конструкции крепятся к стенам и железобетонным 

колоннам дюбелями,к металлическим колоннам и стойкам - приваркой.

4.4. Напольные стойки крепятся к полу или перекрытию с по

мощью шпилек или приваркой к закладным элементам.

4.5. Условные обозначения марок конструкций :

КС- конструкция для установки ящика на стене, железобетонной 
колонне и стойке;

КК- конструкция для установки ящика на металлической колонне 
( к ребрам).

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

5.1. Ящики серии Я5000К предназначены для управления одним 

иди двумя асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором

в продолжительном, кратковременном и в а^ ер!ннт-кратковремен—

ном режимах работы на ток 0,6-160 A. j

5.2. В серию ящиков Я5000К входят ящики с кнопкой, переклю- I

чателем и лампой на двери и с питанием цепи управления фазным !

напряжением, но при этом в серии предусмотрены дополнительные I
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узлы, которые устанавливаются в ящиках при необходимости 

по заказу потребителя.

5.3, Габариты и технические данные ящиков управления 

приведены на чертеже А28-94-02ГЧ.

5.4. Для ввода внешних проводников в ящиках предусмот

рены универсальные устройства на днище и крышке ящика

( в однофидерных ящиках - по 3 отверстия и в двухфидерных 

- по 4 отверстия, рассчитанных на ввод проводников в ящик 

любым способом ( в трубе, отдельными кабелями и др.).

5.5. Схемы электрические принципиальные силовых цепей 

приведены на чертеже А28-94-03, цепей управления - на чертеже 

А28-94-04* Схемы электрические принципиальные дополнитель

ных узлов - на чертеже А28-94-05,

5.6, Ящики различаются:

- по наличию реверса: ящики для нереверсивных двигателей 

Я51ХХК; для реверсивньк двигателей - Я54ХХК;

- по количеству управляемых двигателей: однофидерные и 

двухфидерные;

- по наличию автоматического выключателя: с автоматическим 

выключателем на каедый фидер, с одним выключателем на два 

фидера и без автоматического выключателя.

5.?. Питание цепей управления ящиков - напряжение 220 В 

переменного тока по схеме "фаза” - нуль У 

5о8.Диапазон номинальных токов ящиков 0,6-160 А.

5.9. Номинальное напряжение силовой сети 380 В.

5.10. Ящика управления состоят из:

- коммутационной аппаратуры;

- аппаратуры защиты ;

- аппаратуры управления и сигнализации;

- блоков зажимов.

5.11. В качестве коммутирующего аппарата в серии применены 

пускатели:

на ток до 10 А - серии ПМ12-0Ю ]

на ток до 25 А - серии ПМИ2000 ?;
i

на ток до 40 А - серии ПМ12-040 \

на ток до 63 А - серии ША-4000 j

на ток до IGQA ~ серии 1ША-5000 |

на ток до 160 А - серии ПМА-6000 \

5.12. В серии предусмотрены следующие виды защит: \
у

- защита силовой цепи от коротких замыканий и перегрузки; :

- защита двигателя от перегрузки и обрыва фаз; ;

- защита цепи управления от коротких замыканий; |

5.13. Защита силовой цепи от коротких замыканий осуществ

ляется автоматическими выключателями серий: BA-5I-25; АВ 2056М* 

BA5I-35.

5.14. В серии предусмотрены варианты ящиков с одним выклю

чателем на два фидера и варианты ящиков без выключателя, |

5.15. Защита двигателя от перегрузки и от обрыва фаз осуществ !

ляется тепловыми реле серий: РТА1000, РТТ. I

5.16. Защита цепей управления от коротких замыкании осуществ

ляется плавкими предохранителями типа ПРС-6- в ящиках на номи

нальный ток свыше 10 А; автоматическими выключателями - в ящи

ках на номинальный ток до 10 А.

5.1?о На двери шкафов установлены аппараты управления: кноп-

ка KB0II и переключатель выбора управления типа П2Т-1 на три 1
I

положения с фиксацией в нулевом положении. \

\
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5 Л 8 .  На двери шкафов установлены лампы Сигнализации 

АМЕ ( для нереверсивных - одна, для реверсивных - две).

5 Л 9 о  Кроме аппаратуры управления в ящиках могут быть 

установлены дополнительные узлы с аппаратурой управления и 

сигнализацией. Монтаж дополнительных узлов в ящике выпол

няется заводом-изготовителем.

5.19Л *  Дополнительный узел £  I содержит светодиод, 

установленный на двери , сигнализирующий о готовности фидера 

к работе.

5.19.2. Дополнительный узел $2 содержит промежуточные 

реле типа Ш12-004 с катушкой на 220 В переменного тока с 

дврля замыкающими контактами, выведенными на блок зажимов ХЗ.

5.19.3. Дополнительный узел Ш  содержит два промежуточ

ных реле, аналогичных реле узла Ш  и блок зажимов ХЗ. Одно

временный заказ дополнительных узлов JS 2 и № 3 недопустим.

5.19.4. Дополнительный узел №  4 содержит одно коммута

ционное полупроводниковое устройство типа У КП11-2-34 с вход

ным сигналом 24 В постоянного тока и предназначен для неревер

сивных исполнений с возможностью управления двигателей от 

програмируемых контроллеров,

5.19.5. Дополнительный узел Л 5 содержит два устройства 

УКПП-2-34 и предназначен для реверсивных исполнений.

5.19.6. Дополнительный узел Л  6 содержит переключатель 

ПЕ201 исп. 2 Н1Г, устанавливаемый на двери ящика и предназна

ченный для запрета местного управления.

5.19.7. Дополнительный узел Л 7 содержит дополнительный 

блок зажимов Х4 для удобства подсоединения внешних кабелей и 

может использоваться только при отсутствии в ящике узлов Ш  и $3.

5.20. В  двухфидерных ящиках можно заказать только однотип

ные дополнительные узлы на каждый фидер.

5.21. В каждом ящике установлены блоки зажимов XI и Х2 , а 

при использовании дополнительных узлов J№ 2,3,7 устанавливаются 

блоки зажимов ХЗ иди Х4.

5.22. Допускается питание силовой цепи "в цепочку” дяя ящиков 

на номинальны© токи до 25 А. При этом;

- суммарный ток электродвигателей для ящиков ”в цепочке" на 

номинальные токи до 10 А  не должны превышать 25 А  и питание "в це

почку" осуществляется через верэние зажимы автоматических выклю

чателей;

- суммарный тон электродвигателей для ящиков"в цепочке" на 

номинальные токи 12,5; 16 и 25 А не должен превышать 63 А и пита

ние "в цепочку” осуществляется через установленные в этих ящиках 

силовые зажимы ЗН24-16П63В/ВУ3 (три зажима.J

5.23. Тип двухфидерных ящиков с одним выключателем на два фи- -

дера выбирается с учетом того, что сумма токов обоих фидеров не 

должна превышать ток расцепителя выключателя. \

Номинальный ток ящика принимается по номинальному току расце- • 

пителя, который равен 3,15; 8; 10; 12,5 А.

В типовом индексе нереверсивных ящиков типа Я5125К добавляется | 

буква А, В, Г  или Д, соответствующая току расцепителя выключи- ;
I

теля 3,15; В; 10; 12,5 А. |
5е24. Реверсивные ящики типа Я54425К предназначены для кратко- ; 

временного режима и не имеет теплового реле. В типовом индексе 

этих ящиков указывается номинальный ток ящика, соответствующий ; 

току расцепителя выключателя.

5.25. Пример записи однофидерного ящика

1) Я 5 П 1 К  - 2274 УЗД4

2) Я5411К - 2274УМ4 Доп. уз. I, 3
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*  Ы о& ы б зажимы аатанаЬлиЬанзтая I  ящиках на номинальные 
токи 15.S; 1Ь; as J

Я И М И  М М  К

*  СилоЬые зажимы ^танаЬлийаю тоя i  ящиках но номинальные 
тони  id,S’J 6 ; iS A

asusu, м ш к

Ц - М - Ы Ш Ж М Ш Ш
щ -у м и л г г я е з ш
Ш Ш Ш Ш Ш Я Л Ш Я А —  л га -э ц -в з

к. котшдашоа Ц / г а

и е м ы  з л е ь т р и ч н х и е  
п р и н ц и п и а л ь н ы е  с и л о в ы х  

ц е п е й  я щ , и н о 4
ипраьления_________
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Примачаний!
1.*-праЗохраниталь F m b s \u ,u m  tuniaxaaNU 

... ьотч на уатвнаЬлиЬаятал,
4,,и*” а личинах Я5Н45 та ш й о а  рала 1Ш  на уатанвйлийиатай, 

мажЗу аалинами * М  и /А :*  наоьходимо йитолнить парамшччу, 
5 * * * М 5  ш т о ч т  ИЖ и У.М4 имаатая й личинах а инЗачавми 

„У И ки  Ь5Ш,ЬЬ*1Ч,а <р нвнтачт* а личинах аинд1чсами 
4ПЧ.,.5Ч1Ч.

ч, Алл личиной ЗйухсриЗарных г\оналоно ахам упройлания вЭнитм 
(риЗврвм.с^мв уарайлания другим (риЗаром аналогична. При атом 

аппараты сриЗарой и « а « т  алаЗу«ш,иа ааолночания! a - F U ^ , А ' а , а - х а ,  

« | ,  М Л  um .g.ja .-fu i, 1<нма, и т.Э,

t l
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~ Жз  w T ^  xl:A 

т"'''г_М!5 xyFNn<JMO

r\puN»4QWUfl;
i  5 m  аомимой x i проЭноаноион Зля \jjao5 4 или у  
4.Дл* ^алой Уи<5 шпольаойаныоШи N*jtt3y annopamONU 

bOXONOX ^проШ ниМ тОНЖ О tbOtO&Hb№ WllNNbUttlAOm 
аожикой )Нихг.,^т1ноЗлйнных ЗЯш,иш (put, ДУ,

2. Для yJAQb < u5 UtnQAbJOiO НЫ НЛОММЫ U nOpONWUXU UtHbl 
^ПраЗлОни*.

Ц, Змьнох приййЗйно <чорхироЗха Зляяш^хоЗтипаШЦххк 
(^AbHu5),
5. 5 ЗЦхо&иЗйрных »ш ,ит ишльи4«тая только однотипный 

аополнитшный ш ы  но налЗый mu3ap.t\pujmow аппараты 
Заполни тш н ы х  \jaA05 итнаят одай^ош,иа ашнанония:

J *
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Конструкция
(паз. г) 

исполненийН L
100 £50 150 <10 1
ЦОС 300 Ш i<0 1
т цоо ЬЮ iSO i
еоо ьоо 010 450 h

i ПоЗеоЗ питания показан y u o in o  
и реш ается Ь конкретном проекте.

Ш 5 Е
проз
№JT1

□РДОЬО
)ШЬД
Ш и н

& т п я Ш т ш Ж *  W J

п о з . Наименований кол,
Обозначение
документа

i Лики к по проекту
i Конструкция

исполн.см. таел. 1 A d a - 9 4 4 4
i А н ь е я ь  4 5 - 5 * й У 4

Г О С Т  г Ь 9 9 6 ’ 8Ь н

л га -9к-о ь
НстаноЬка я ц и к а  на 

стене u зш езоеетон н ои  
колоний,

1 aHunw" 
Т т М М Ж « И П « Ш
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Габариты
SUiUKQ, T4W КонатручциЯ

fnoj.fi)
ишлнянияН и

300 £50 1
коо 300 fi
ьоо цоо 3
МО мо к

ПоЗЬоЭ питания показан ушЪно 
и рошаято* й ноннрятном проянтя,

розой. т щ OIU4,
nneWDJОшва п£сфЛ
ш т ионин 7

т ш , >Ji№HWW/ilEin' Ж \

Поз, НаимяноЬания Нол.
Ояозначяния

Эоннтчянта
1 9 щи к по прояшу
1 Ионотрчнцил

исполнен табл, \ iee-aw-m

л г м ц - э т
НатаноЬна яш.ина на 
кяталличяиои колония. 
ЬариажтП_________
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r a w o u m b i_ А ш . . ц м и  m a. H O M . m p v j 4 u , u f l

и т л н е м и оH l 1 4 1 4

300 £30
Ц00 300 500 £
600 N00 3
300 £50 N
N00 300 600 5
600 N00,600 Г  6
300 £50 1
Ц00 300 100 a
b o o N00.600 9
300 £50 40
N00 300 B O O 44
600 N00.600 4£
300 £50 43
H Q Q 300 4000 4N
600 N00,600 45

4. ПоЭЬой злбшропробойки по ш о н  аолобно upsw a tm ta  
6 нончрбтном пробчтб.

Щлл£<
Hoi. ото, (гЯ?У&7

1Я Ш И М 1.ШАМ--

поз. HauN&HObQHUi Кол,
Обозначений

йокамента
\ Яцик 1 по проекта
£ Нонатранция 4

(Иопвлн. ыч, тоьл.) Л£В-9Ч’ 45

Jltt-Sh-Ob
ScmQHQbMI fllilUKtl
мбтолличиноц 

ш оннб. 
Вариант £

HQ IAM-L4J ЦВДп1 Pl'Hubl-l

ТАЖП«мШЯ1ИМтТUMlHÛ
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Г а б а р и т ы
я ш ,и ц а ,м м

К о н с т р у к ц и я
f n o a .d )

и с п о л н е н и ен L

300 £30 <
т 300 1
ъоо цоо 3
ьоо е о о If

i  Под&оЗ шшропроеоЗни поназон чш Ь но 
ц решается в конкретном проекте.

Оааааь.

ЛОЗ, Н а и м е н о й а н и е т
О б о з н а ч е н и е
а о н у м е н т о

\ Я ш ,и к  _ _ ................ { по п р т т ц
i К о н с т р у к ц и я  . . \ 1И - 91М Ц

и с п о л н ,' С.ГЧ, т о в л ,

И И
Ш ь ц
АЙНт_ л г ь - ^ - м

УстоноВкв. я̂ ичо но
(ч^та^ш\\снои колонне тажптонлшдиптмwww^y^otwra
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Гасариты 
ящика, ism

Конструкция 
(поя, 3) 

ИсполнениеН L

J O O £ 5 0 \
ц а а 1 0 Q £

f ПоЗЬой питания показан уиоЬно и 
решавшая Ь конкретном проекте.

ЕЩ Е
Про tea
ш Ш

р щ
м о и
ЦЬнин

Н.ИН1Р, U ju m m ia iU ^ o

Поя.: Наименование КОЛ.
О&ояначаниа
8окумента

\ Ящик по проекта
£ Стоика Ш  Ух.П П£

тн-ьь-аа-во
5 Конструкция

исполн, см. таял. \ J * V 9 4 L  .

Ш - 9 И 0
Установка ящика 

на стойка,
FlPiL'MiiIIVhiiI'I.

J __ L
т я*. прwjwrnioivj
WtHM D £
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Г о ь а р и т ы  
я щ и к а ,  м г ч

К  O H t  т р а к ц и й

и с п о л н е н и е
Н и

ы п ц о о 3

№ ь о о к

<.ПоЗЬоЭ п и т а н и й  п о к азан  у с т н о й  
реш ается  Ь к он к р ет н ом  проекте.

Е Щ р Шомом

П О З . НацменоЬоние кол
оеозначение
Зокумента

Яш.и к \ по проекту
a Стоика Ki^yxJia

т у з ь - а г - ь о i
3 Конструкций

исполн, см. тоьл 1 й <га-9н - (ч

и Цйкин

Е Ш Ж Ш Ш а М ^ /291

л а ь -з ц -и
ко ящ,ико 

ставка*

ЙЕГ'Ш IJLUiiil FIFRuTI-l

ТЯЖП1
WMtHU
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Utno-пнйние Рооме0Ы.М1Ч (чаша,
конструкции L 6 11 цг

1 £50 350 310 0.7
£ 300 К50 МО 0,9
3 1(00 630 590 \%г
К 600 630 590 i.e

И

Пи. Наименобоние
кол. но исполн

Примечание< £ 3 к
1 Лропиль Ш /Ш £

Т9 36-1КЗК-Вг
1.ЧМ £
L <306 £
L 9 Ц00 £
L >600 £

£ Полоса 6"КО
ГОСТ <03-16

£.337 1
ЬКзт 1
ЬЬ£7 < 1

3 Гайка шлаЗная
К 610 9ХЛ£
Л9 36-1953*60 К К К К

к болт МБ"30
ГОСТПЭй-Ю К К к к

Конструкция пре&нолначено Зля устанобки яицикоб 
но стоне, железобетонной колонне, стойках и но плоскости 
металлической колонны.

окиси
оклеен
ЧОнин л г в -а ч м ч

Ш й

Конструкция КС
MO&U* Jiutm jiutmoT

г \

m n i
VWlHUj

ИИПИ
иш ш ропрош

W m ™ n1юшжтатап:1[ййя1
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Ц ы ш л н Б н и Б Join6РЬ1. ТЧТЧ М а а с е
к о н в т р а н ц и и и & &( иг

1 Б50 310 1,̂
£ 500 VS0 М О 1,32

3 Б З О 590 1,34
>1 350 310 1,55

5 Б00 >(50 т о {,56

Б Б З О 590 1,S9

1 350 310 1,8
& 100 1*50 М О 1,02
9 Б З О 590 /,84
10 350 310 2,05
И 600 >150 М О г, Об

'£ Б З О 590 г, 09
и 350 310 2,ss

N 1000 ><50 М О г,56
15 БЗО 500 г, 59

1 ЬпБцисри*вци« cw.jutm.d 
i, Нвншруицид прБЭнвзночБно Зл» увтонвБцц 

яцичвБ но psspox 1чвтвллччБсной швнны.
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поз. HOUNOttOiOHUl

НолинНыпЫ НС Uт ; уф
Примнчмиа1 £ 3 к 3 ь 1 a 9 10 11 !£ 13 Ik 15

1 прошиль т о а н н а
т у  и ч ш - г е

U «500 £ £ г
1-т £ & £
L «100 £ £ £
и * а о о £ £ £
1» «1000 £ £ £

г Полою Ц* 40
гост i o s - i a

Е«азт 1 1 1 1 <
t  = 43Т 1 1 1 1
1«ьат 1 1 1 f

ь Гайка зшовная
R 510 Ш £
13 35-1953 -80 к к к it к к It it If k k k k k k

к Болт М Ь *3 0
г о п  n s a -по к к к к к к 4 k k k k k k k k

mЛ JJ-SHS

Шифр А28-94

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293825/4293825277.htm

