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Обозначение Наименобание Стр. Обозначение Наименобание Стр.

407-3-645.94-АС.И Содержание альбома 2 407-3-645.94-АС.И-26 Металлическая дберь МД-1 19

407-3-645.94-АСИ- ТТ Технические требования 3 -2 7 Та же.. Комплект 77' ЯРЯ. 20

-1 Колонны 1К48-4М2-А и 1К48-4М2-Б 4 -2 8 Тоже. Комплекты ЯЖЯ 71я. 21

-2 Колонна 1К48-4М-В 5 -2 9 Тоже. Комплект W. 22

-3 Колонна 1К48-4М-Г 6 -3 0 Тоже. Комплект ЯК Я. 23

-4 Крабельная балка БСП 9 2  -  6AIV -  / 7 -3 1 То же. Комплекты Т я Ъя. Ъя 24

-3 Плита 4ПГ 6-3AmV 8 -3 2 Марка Т-25
25-6 Изделие закладное Т-1

9 -3 3 Марка Т-30
-7 Изделие закладное Т-2
-8 Марка Т-10

10
-9 Марка Т-12
-10 Ограждение Т-13 11
-11 Кронштейны Т-14, Т-15
-12 Марка М-2

12
-13 Изделие закладное Т-5
-14 Марка МП (МП-3. МП-4 )

13
-15 Марка МН-2
-16 Марка Т-28

14
-17 Изделие закладное МН-3

-18 Марка МП-1
15

-19 Марка МП-2
-20 Марка КМ (КМ-1. КМ -2)

16
-21 Марка КМ-3

-22 Марка КМ-4
17 Придязан

-23 Марка КМ-5

-24 Марка КМ-6
18

-25 Марка КМ-7 Инд. И

407 -  3  -  645.94 -  АС.ИНпч. отд. Раменский 05.94
Н. контр. Лизцнада 05.94

Содержание альбома

Стадия Лист Листад
ГИПстр. Парфенов 05.94 Р 1
Нач. го. Шленода 05.94 ТЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ

Санкт-Петербург

%Oe?£3S-<?3 3
Формат АЗ
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1. Настоящие технические требования распространяются на изготовление 
стальных строительных изделий. Изготовление железобетонных строи

тельных изделий производить по техническим требованиям серий, 

указанных на чертежах.
2. Материал стальных изделий-  сталь С235 по ГОСТ 27772-80.

3. Метали должны изготавливаться из выправленного проката.
4. Правка стали в холодном состоянии должна производиться на вальцах 

и прессах.
Поверхность стали после правки не должна иметь вмятин, зазубрин и 

других повреждений.
5. Разметка деталей должна производиться любым методом, обеспечива

ющим требуемую точность работ и экономное расходование стали.
6. Кромки деталей после кислородной резки должны быть очищены от 
грота, шлака, брызг и наплывов металла и не иметь неровностей и 
шероховатостей, превышающих: при машинной резке -  0 $  мм,-

при ручной газовой резке -1  мм.

7. Кромки деталей после резки на ножницах не должны иметь заусениц и 
завалов, превышающих 0 3  мм, а также трещин.
8. Отверстия под болты должны образовываться сверлением или прока
лыванием на меньший диаметр с последующей рассверловкой до проект

ного диаметра
9. Подготовка под сварку, сварка и контроль качества сварки должны 
соответствовать требованиям ГОСТ5264-80?Г0СТ 6996-68?

ГОСТ 14098-85 и СНиП 0-18-75.

10. Электроды для сварных швов применять типа Э42, ГОСТ 9467-75.н

11. Антикоррозийная защита изделий назначается по СНиП 2.03.11-85 
в зависимости от степени агрессивного воздействия среды конкрет
ного района строительства

Нач.атд. РоменааЮ/ 05.94
Н. контр. ЛиэуноВа 05.94
ГИПстр. Парфенов 05.94
Нач. гр. ШленоВо 05.94

~Нриаяэан

1L
ИнВ. N

>■94-АС.И-ТТ
Технические

требования

£4£>0236- &3~

Стадия
Р ~

Лист Листов

[СЕВЗАПЗНЕРГОСЕТЬПРСЕКТ 

Санкт-Петербург

Формат АЗ



1К48-4М2-А 

J f 1

1K48-4M2-6

Разбибочная

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

(  буквенная )  ась ' ' о

щ /

Разбибочная 
(буквенная) ось

Л ?

Марка

элемента

Изделия закладные

Всего

Арматура класса Полоса Прокат марки
АЧ А-Ш С235 С 235

ГОСТ5781-82" ГОСТ5781-82" ГОСТ 103-76" ГОСТ 8509-86
0 1 0 Итого 0 1 2 Итого 14x140 Итого 163x63x5 Итого

1К48-4М2-А 0J86 0JB6 192 192 4 3 4J5 ЗЛ1 3.0 1028
1К48-4М2-Б 0JB6 0JB6 Z04 2J04 4 J 4з5 Z 8 2JB 102

Поз. Наименование Кол.
Обозначение
документа

1К48-4М2-А

1 Колонна 1К48-4М2 1 1.423.1-5/88 0.1
2 Изделие закладное М1-13 2 1.423.1-3/882-256
4 Изделие закладное МН-1 1 14231-3/882-239
5 Изделие закладное М10-150 2 1.4231-3/882-285

1К48-4М2-Б

1 Колонна 1К48-4М2 1 1.4231-3/880.1
3 Изделие закладное МН-2 2 W7-3-645.94-ACJ1-15
4 Изделие закладное МН-1 1 1.4231-3/882-239
5 Изделие закладное М10-150 2 1.423.1-3/882-285

Остальное см. серию 1423.1-3/88 6.1

1-1 2-2

4 =

, 3 0 0
7

О

1. Закладные детали устанавливать до соединения плоских 
арматурных каркасов В пространственный.
2. Индекс §  писать масляной краской для ориентации 
колонны при монтаже.

Нач. атд. Раменский 4 м м * ds.94
Н. контр. Лизцнайа 05.94
ГИП. сто. ПаоФенав 1534
Нач. го. Шленава £ с а * /- 0534

'

Привязан

Инв-N

407-3-645.94-АС.И-1
Колонны

1К48-4М2-А и 1К48-4М2-Б

Стадия Масса Масштаб

р: 1300 1:50

Лист I Листав 1
СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ

Санкт-Петербург

/j002J6~ & J S'
Формат АЗ
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1К48-4М2-В

№

5 l 8 И
к

* — л .

к •*-------- *

( дукбетая} асьУо

1>

Поз. Наименодание Кол.
Обозначение
документа

1К48-4М2-В

1 Колонна 1К48-4М2 1 1.423.1-3/880.1
2 Изделие закладное МН-2 2 407-3-645.94-АСИ-15
3 Изделие закладное МН-1 1 1.423.1-3/882-239
4 Изделие закладное М10-150 2 1.423.1-3/882-285

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка

элемента

Изделия закладные

Всего

Арматура класса Полоса Прокат марки

АЧ А-Ш С 235 С 235
ГОСТ 5701-82" ГОСТ5761-82" ГОСТ 103-76" ГОСТ8509-86

0 1 0 Итого 0 1 2 Итога 14x140 Итога 163x63x5 Итого

1К48-4М2-В 0.86 0J86 2.04 2J04 4 £ 4 £ 2.8 2J8 102

Остальное см. серию 1.423.1-3/88 6.1

I  Закладные детали устанаблидать до соединения плоских 
арматурных каркасод 0 пространстденный.
2. Индекс писать масляной краской для ориентации

колонны при монтаже.

Нач. атд. Раменский А % м / 05J4
И. контр. Лизинайа Ж 0534

ГИП.ста. ПаоаеноО 1534
Нач. го. ШленаВа 0534

Прийяяан

ИНВ.М

407-3-645.94-АС.И-2

Колонна 1К48-4М2-В

yo<?ej6-o3 ?

Стадия Масса Масштаб

1300 1 :5 0

Лист I Листай 1
\СЕВЗАЛЭНЕРГ0СЕТЬЛР0ЕКТ* 

Санкт-Петербург

Формат АЗ
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Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка

элемента

Изделия закладные

Всего

Арматура класса Лист 10 Прокат марки
АЧ А-Ш С 235 С235

ГОСТ5781-82* ГОСТ5781-82" ГОСТ 19903-74" ГОСТ8509-86
0 6 0 1 0 Итога 0 1 2 0 1 4 0 2 2 Итого 250Х29С Итого 163x63x5 Итого

1К48-4М2-Г 0 2 0,86 1J06 0,72 2,04 1,44 4720 5,7 5,7 4 J 4,5 15,46

Остальное см. серию 1.423.1-3/98 0.1

№

РазбиВачная 
(  цифровая )  ось

Поз. Наименобание Кол.
Обозначение
документа

1К48-4М2-Г

1 Колонна 1К48-4М2 1 1423.1-3/880.1
2 Изделие закладное М1-13 3 1.423.1-3/882-256
3 Изделие закладное НМ1-2 1 I4231-3 /Q 82-263
4 Изделие закладное М10-150 2 14231-3/883-285

I  Закладные детали устанадлиОать до соединения плоских 
арматурных каркасоб б пространстбенный.
Z  Индекс §  писать масляной краской для ориентации 
колонны при монтаже

Нач. отд. Раменский / 0534
Н. контр. ЛиэцнаВа 1534
ГИЛ a m Парфенов < 0534
Нач. го. ШленоВа 1534
Инж. 1к. ФоолаВа 04 9 4

ПриВяэан

ИнВ. N

407-3-645.94-АС.И-3

Колонна
1К48-4М2-Г

Стадия Масса Масштаб

Р 1300 1 :5 0

Лист I ЛистаВ 1
СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ

Санкт-Петербург

цоогзе-оз
Формат АЗ



то 1500 1500
7-------------7
<

-------------7 -------------3
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1-----------=/ /  ^ / - ------- = /
1500 1500 то

Поз. Наименодание Кал.
Обозначение
документа

БСП 9 2  -  6AIV -I

1 Балка БСП 9 2 - 6 AN 1 1.462.1-10/93 0.1
2 Изделие закладное МН2-1 2 1.462.1-10/93 0 2

3 Изделие закладное МН2-2 5 1.462.1-10/93 0 2

I
Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка

элемента

Изделия закладные

Всего

Арматура класса Прокат марки
А-Ш С 235

ГОСТ 5781-82" ГОСТ 8509-86

0 8 Итого £=6 Итого

БСП 9 2  -  6AN -1 1.44 1.44 1325 1325 14.69

Остальное см. серию 1.462.1-10/93 Оып.12

1-1
ПриВяэан

HhB.N

407-3-645.94-АС.И-4
Стадия Масса Масштаб

КроОельная балка 

Б С П 9 2 -6 Ш -\
Р 2750 1 :5 0Нач. отд. Романский ^ T ojUcv' 05.95

Нхонто. ЛиэинаВа 0 5 3 5
ГИП сто. ПашйенаВ с * - 05.95 Лист I Листов 1
Нач. гр. ШленаВа 05.95 СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ

Санкт-Петербург

4 o o 2 S 6 -o 3  g

Формат АЗ
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ГОСТ 14098-85-Н1-РШ

Л : |
1

ш

. 125 . 250 . 250 . 250 г 125 , и
•7--------7

7 i-------- 1000 -------- гt

Паз. Наименование Кал.

1 0 6  A -I ГОСТ5781-82"
1=250; 0,06кг 4

2 Уголок 50x50x5-
ГОС T8509-86J=1000& 77кг 1

Нан. атд. Раменский г $̂ОгЛеил 05.94
Нмантр. ЛиэцнаВа 05.94
ГИПстп. Парфенов Q 05.94
Нач. га. ШленаВа 'tittu p - 05.94

ПриВяэан

ИнВ. N

407-3-645.94-АС.И -6

Изделие закладное Т-1

Стадия Масса Масштаб

Р 4.0 1:10
Лист I Листов 1
СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ

Санкт-Петербург

Формат А З
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2-2

ГОСТ 14098-85-Н1-РШ

*7
Поз. Наименование Кол.

1 Уголок 75x75x6-
ГОС T8509-86J=1000; Б.9кг 4

2 0 6  А-!ГОСТ5781-82"
1=350; 0.08кг 8

Нач. атд. Раменский с■Aoctu* 05.95
Нжанто. ЛизцнаВа даср— 05.95
ГИПсто. Парфенов 0535
Нач. гр. ШленоВа Ж ш а/- 05.95" f

ПриВяэан

ШВ.Н

407-3-645.94-АС.И -7

Изделие закладное Т-2

Ц  О0 2 3 6  -о  3  /о

Стадия Масса Масштаб

Р 282 1:10
Лист 1 Листай 1
ТЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ

Санкт-Петербург

Формат А З
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ГОСТ 14098-85-Н1-РШ

7

V ^7

Поз, Наименование Кал.

1 Иголок 90x56x6-
Г0СТ8510-86.1=200:1.34кг 1

2 0  20А-^ГОСТ5781-82"
1=1400; 3,0кг 1

Привязан

ШВ.Ы

407-J-645.94-AC.M-8

Марка T-10

Стадия Масса Масштаб

Р 4,3 1:10
Лист I Листав 1
СЕВЗАПЭНЕРГ ССЕТЬПРСЕКТ '

Санкт-Петербург

I
§

Формат A 3

ГОСТ 52б4-8&ТЗЪб

10

1

Марка Поз Наименование Кол.
Масса,
кг

Т-12

1 Полоса 6Х100-Г0СТ103-7д

2,91=150; 0,7кг 2
2 ЛистБ-ГОСТ 19903-74"

5=150x205: Ц5кг 1

Привязан

m .N

407-3-645.94-АС.И-9

Нач.отд.
Нжонтп.
[W arn .
Нплго.

Раменский
Лизцнова
Парфенов
ШленоВа

1Ш 0535
0535
0535

Марка Т-12

Ц 00236-0  3

Стадия Масса Масштаб

Р. 2.9 1:5
Лист I Листов 1
СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ

Санкт-Петербург

Формат А З
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ГОСТ 14098-85-Н1-РШ /  5 1

К г
-> 750 750 '  750

г------------ —------------ f

1 - 1

Поз. Наименование Кол.

1 0 2 4  АЗ-ГО СТ5781-82"
1-2770; 9.8 кг 1

2 Тоже 1=976; 3 ,5  кг 4
3 Полоса 6х50-Г0СТ 103-7б"

1=120; 0 ,3кг 2
4 Тоже 1=2350; 5 ,5 кг 1
5 я 1=50; 0,1кг 4

Поз. 5  2_

ОтВ.026мм а .

Нач. атд.
Нжонтр.
ГИЛ то. 
Нач. го.

Раменский
ЛиэиноВа
Парфенов
ШленаВа

35.94
3534
0534
0534

ПриВяэан

НнВ.Н

407-3-645.94-А С.И-10

Ограждение Т-13

Стадия Масса Масштаб

P i: 3 0 3
1 :1 0

1 -2 0

Лист I Листав 1
ЗЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ

Санкт-Петербург

Формат АЗ

I

11

Т-14 (Т-15 зеркален Т-14)
то

ГОСТ 5264-80-Н1-Ы

Поз Наименование Кол.

1 Иголок 63x63x5-

Г0С Т8509-86.1=1300:6.3кг 2
2 Тоже 1=1440; 6 ,9 кг 1

3 Лист 10-ГОСТ 19903-74"
5=150x150: 1.8кг 1

Паз. 4

■ irf =----
. sh \

У
7 150 .

Нланто.
ГИПстр. 
Нач. го.

Нач.отд. Раменский^
Лизинойа

ШленаВа

0534
0534 

1 0534

ПриВяэан

ШВ.Ы

407-3-645.94-АС.И-11

Кронштейны Т-14, Т-15

4 ее г 36 - о-* ^

Стадия Масса Масштаб

Р 2 1 J 1 :1 0

Лист I Листов 1 .
СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ’

Санкт-Петербург

Формат АЗ
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250

1000

500 250
6^.80

, 140 5050 140 T v ^1 1 \  ГОСТ 14098-85-Н1-РШ

Поз. Наименование Кол.
1 0 6  А-!-ГОСТ 5781-82*

1=510; 0,11кг 2
2 Паласа 6х100-Г0СТ103-76*

1=1000; 4.7кг 1

Привязан

Инд. N__________________

407-3-645.94-АС.И-12

МаркаМ-2

Стадия Harm Масштаб

Р-. 4,9 1:10
Лист I Листов 1
СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ

Санкт-Петербург

Формат А З

_______________________________________________________ 12

3

Паз. Наименование Кол.
1 Иголок 75x75x6 ГОСТ

8509-86 1*250. 175кг 2
2 Лист 6-ГОСТ 19903-74**

5*200x400 3.7кг 1

ПриВязан

Инд. Л

407-3-645.94-АС.И-13

Нач. отд.
Нкпнпю.
ГИПста.

Раменский̂ .
ЛизиноВа 05.94

05.94

4 Изделие закладное Т-5

Нач. га W - 05.94

Ц 00236- оЗ ТЕ

Стадия Масса Масштаб

Р 72 1:10
Лист I ЛистаВ 1
СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ

Санкт-Петербург

Формат АЗ
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Марка Поз. Наименование Кол.
Масса,

кг

1 Уголок 56x36x5 L-1200
МП-3 ГОСТ 8510-86 4,2 кг 2 9,4

2 Тоже L=300 10 кг 1
3 Уголок 56x36x5 Ы 800

МП-4 ГОСТ 8510-86 6,2кг 2 13,4
2 Та же L*30Q 1,0 кг 1

Резпоэ.1,2

407 -3 -645 .94 -А С .И -14

Нач. атд. 
Нлантр. 
ГИПапа. 
Нач. го.

Раменский
ЛиэцноВа
Парфенов
ШленаВа

0534
0534
0534
0534

жчийшк И?ЯЯ Ш 1Щ Ш Ш

Марка МП (МП-3. МП-4) Р 1:10
Лист 1 Листов 1 I
СЕВЗАПЗНЕРГОСЕТЬЛРОЕКТ'  

Санкт-Петербург

Формат А З

13

Поз Наименование Кал.

1 Уголок 63x63x5-
ГОСТ8509-86; 1*150; 0,7кг 2

2 Я12А -М-ГОСТ 5781-82"
1-350; 03кг 1

Привязан

ИнВ. Л

4 0 7 -3 -6 4 5 .9 4 -А  С .И -15

Марка МН-2

Стадия Масса Масштаб

Р 1,7 1:10Нач. атд. Роменски^Т ^
Нжантр. ЛиэцноВа 0534
ГИЛ от . Парфенов щи 1534 Лист I Листай 1
Нач го. ШленаВа 1534 СЕВЗАПЗНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ

Санкт-Петербург

ц о а г з б - о з
Формат А З



Паз. Наименобание Кол.

1 Уголок 90x56x6
Г0СТ8510-86,1=150; ЦОкг 2

2 Лист 10-Г0СТ19903-74"
S-110XS90; 5.1кг 1

3 Полоса 6х45-Г0СТЮ З-7В*
1-80; 02кг 2

g

Поэ.З

1Q

15
аг

ПриОяэан

Инд. И

4 О7-3-645.94-А С.И-16
Стадия Масса Масштаб

Р , Z 5
1 :5
1 :1 0

Лист I Листов 1
СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ

Санкт-Петербург

a

Поз. Наименобание Кол.

1 Полоса 8х100-Г0С Т103"76я

1.200 126кг 1
2 0 1 0  А В-ГОСТ5781-82»

1=120 0J08 кг 4

ПриВяэан

HhUN

407-3-645.94-АС.И-17

Изделие закладное MH-3

Ц  0OZ36 - 03

Стадия Масса Масштаб

р : 1.6
1 : 5
1 :1 0

Лист I Листаб 1
СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ'

Санкт-Петербург

/7=--------------------------
Формат АЗФормат АЗ
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1
1-1

125 250 250

1
250

1000

Паз. Наименобание Кол.

1 Уголок 63x63x5 L=1000
ГОСТ8509-86 4.8кг 1

2 М-б-ГОСТ5781-82
L=280 0.06кг 4

Нач. атд.
Нмзнтп. ЛиэинаВа
ГИЛ cm.
Нач. га.

Раменский /

ПааФеюО
Ш т а б а .Ж е * /- 0534

'^ 0 5 .9 4

05.94
05.94

Привязан

ИнВ.И

4 О7-3-645.94-А С.И-18

Марка МП-1

Стадия Масса Масштаб

50 1:10

Лист I Листай!
СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ 

Санкт-Петербург

£

15

1-1

1оз Наименабание Кол.

1 Уголок 63x63x5 ЫООО
ГОСТ8509-86 43кг 1

2 М-6-ГОСТ 5781-82 "
1=280 0.06 кг 4

3 Полоса 6х20-Г0СТ 103-76
Ы1000 0.9кг 1

ц

вм^^н шшш ■ в
1 Ш Ш Ш H H I

ШШШУШШ №%£Ж !!Н*Я 
ШШШ1ШШШЖ ШШШ ШШ. 1

Привязан

ИНВ.М

407-3-643.94-АС.И-19

Марка МП-2

4 0 * 2 3 6 - 0  3 / 6

Стадия Масса Масштаб

Р. 5.9 1:10
Лист 1 Листов 1
СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ

Санкт-Петербург

Формат А ЗФормат А З



*0

I
1-1

10

10

'1

2 0 0

250

10 ДляКМ-1 

10 Для КМ-2

\Ж ГОСТ5264-80*-Н1-Ъ6

Марка Паз. Наименование Кол.
Масса
ед^кг

КМ-1

1 Лист 8-ГОСТ 19903-74» 1

2,9
S=1QQx20Q 1,3 кг

2 Уголок 75x75x6 М 20 2

ГОСТ 8509-86 0,8 кг *
2 Уголок 75x75x6 Ы120 2

ГОСТ 8509-86 0,8 кг
КМ-2 3 Лист 8 -ГОСТ 19903-74* 1 3 2

S*100x2S0 W  кг

Нач. amd.
Нхантр. ЛизцнаВа
Г\АП ста.
Нач. га.

Раменский.

Парфенов
ШленаВп 05.94

05.94

05.94

ПриОязан

Ш М ______________________

4 О7 -3 -645.94-А С.И-20

Марка КМ (КМ-1, КМ-2 )

Стадия Масса Масштаб

Р см. табл. 1:10

Лист I Листай 1
СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ

Санкт-Петербург

Формат АЗ

16

1*0

I 250

Поз. Наименование Кол.
- Круг 16- ГОСТ 2590-88

L-1200 19кг 1

ПриВязан

ШВ.Н

4 О7-3-645.94-А С.И-21

Марка КМ-3

ц о о г з * -  * з  /?

Стадия Масса Масштаб

19.0 1:10

Лист
ОЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ 

Санкт-Петербург

Формат АЗ
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Комплект X
г о с т5 2 Б4 - 8 с Г - н 1 - к 4  о б щ и й  б и д  

N 2  1

Комплект 77'

R18

Поз Наименобание Кал. Обозначение
документа

Комплект “Ж9

1 Уголок 40x40x4 Г0СТ8509-86
1-70 0.17кг 1

2 Круг 20  Г0СТ2590-88
1тЗЗ 0.08кг 1

3 Шайба 10 ГОСТ 11371-78" 1
4 Шплинт05 1
5 Уголок 40x40x4 Г0СТ8509-86

1*38 0.09кг 1

Комплект 77 '
2 Круг 20 Г0СТ2590-88

1тЗЗ 0.08 кг 1

3 Шайба 10 ГОСТ 11371-78" 1
4 Шплинт05 1
6 Уголок 40x40x4 Г0СТ8509-8Б

1-70 0.17кг 1

7 Уголок 40x40x4 Г0СТ8509-86

1-38 0.09кг 1

5 4 г®  г

70 -4

5 4 г *  г

7 0 -4

Чач. атд.

Наименобание Н. контр. бизуноВа
ГИПстр. Парфенов 05.94

Комплект Ж ' 034
Комплект 77 ' 034

Инж. 1 к.

Раменский / Л 95.94

Нач. гр. ШленоВа 05.94
ФралоВа

-  0534

05.94

ПриОяЭПН:

ИнВ. N

407-3-645.94 -АС.И-28
Металлическая дберь МД-1 

Комплекты 710

Ц  0 0 2 3 6 - 0 3  2 2

Стадия Масса Масштаб

Р
СМ.

табл.

Лист | Листай 1

’СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ

Санкт-Петербург
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1190 м

Марка Паз. Наименование Кал.
Масса,

кг

Т-25
1 Иголок 75x75x6

8 2
Г0СТ8509-86: Ы 1190:62кг 1

Нач. атд.
Н. конто. ЛиэиноВа
ГИПстр.
Нач. гр.
Инж. 1 к.

Раменский

Парфенод
Шленада
Фралада

05.94
05.94

£ & Г  05.94
Q5M
05.94

ПриВяэон

ИнВ. И

407-3-645.94-АС.И-32

Марка Т-25

Стадия Масса Масштаб

Р
СМ.

табл. 1:10

Лист I ЛистоВ 1
СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ

Санкт-Петербург

Формат АЗ

1
200

ГОСТ 14098-85-Н1-РШ

\ Г

□ь 1___ 300. 200,------,Г т

Марка Поз Наименование Кол.
Масса,

кг

Т - 3 0

1 Уголок 90х56х6-Г0СТ8510-86

10,18

1-200: 134кг 1
2 0 2 0  A - I -  ГОСТ5781-02"

1-400: 039кг 1
3 /Шею 10-ГО СТ 19903-74 "

5*200x500: 725кг 1

Нач. атд.
Н. конто.
ГИПстр.
Нач. гр.
Инж. 1к.

Раменский£  jc fru * *  95:94
ЛизиноВа

ШленоВа

05.94
^  05.94
^ W ~ 05.94

05.94

ПриВяэон

ИнВ. N

4 О7-3-645.94-А С И-33

Марка Т-30

^ OOZ36-*  з  (2 £ )

Стадия Масса Масштаб

Р
СМ.

табл. 1:10

Лист I Листай 1
:евзапэнергосетьпроекг

Санкт-Петербург

Формат АЗТиповой проект 407-3-646.94

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293833/4293833740.htm

