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С  о д е р ж а н и е  а л ь б о м а

Л и с т И  а  и м е н о ё а н и  е Сгпр. Л и с т Н а и м е н о В а н и е СтР.

1 О б щ а я  п о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а 3 3 П ри точная  систем а П2. С хем а аВтоматизации. С хе м а  электри- и г

ч ес кая  п р и н ц и п и а л ь н а я
Т ех н о л о г и я  П Р о и з В о д с т В а
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I 1. Общ ая часть
ТипоВой проект  зд а ния м айки трактороВ и авт омоби

лей разработан нс» осноВании за д а н и я  на  проект ирование , 
утвержденного ГлаВсельстройпроектом i1.1D.84.

Проект разработ ан для применения В р а й о н а х  со  
следующими природно-климат ическими  условиям и;

- расчет ная  Зимняя т ем перат ура на р уж но го  В о зд у ха . 
м инус 30°С;

—на гр узка  ветровая -  о,26 кП а  ( 27кгс /м  
- н а г р у з к и  снегоВая  -  0,98 к Па (100кгс/мг) ;
- рельеф территории -спокойный- грунтоВые Воды ат сут -  

стВуют; грунты непучинистые9 непросадочные, со сл едую щ им и  
нормативными характ ерист иками:

V s 0*t3рад. (28град.)- ^ 1 ,8 т /м 3; с - 2 к П а  (о ,0 2 кгс /см 3) ;  
ЕЧЬ,7мПа (150кгс/см г); коэф ф ициент  безопасности по грунту Кг 4 ,0 .

2. Технология праизВадстВа
2.1 Н азначение
Здание мойки трактороВ и аВтомабилей предназна

чено для наружной мойки сельскохозяйственной техники
поступающей на техническое обслуживание или текущ ий  
ремонт В центральную ремонтную маст ерскую осозяйстВд. 

Пропускная способность здания -  Б машин В смену.
З д а ни е  о бе спе чи В а е т  обслуж ивание  м а ш и н  хозяйст В

с  п а р ко м  до ‘ЮО т ракт ороВ .
Р е ж и м  р а б о т ы -  о дно см е нн ы й  при  3 о 5  р а б о ч и х  д н я х

В году.
КоличестВо рабочих — 4 челоВек.
2.2. О х р а н а  о к р у ж а ю щ е й  ср е д ы  
ист очникам  за г р язн е н и я  ат м осф еры  яВ ляю т ся Вен

т ил я ц и о нны е  Выбросы, содержащ ие окись углерода, окислы азот а, 
альдегиды В количестве соотве тстве нн о  О р ^ /ч ;  о ,о /г/ч ;  о ,оо1Т/ч  Scc/cre/feBf.

Обеспечение допуст имы х ко нц ент рац ий  В редност ей В 
приземном слое предусмат ривает ся за счет  р а сс е и В а н и я  и х  В 
ат мосф ере.

При приВязке проекта необходимо проВеритЬ р а с 
чет ом обеспечение р а ссе и В а н и я  с уч е т о м  м е с т н ы х  усл о 
вий  и сраноёой к о н ц е н т р а ц и и  а н а л о ги чн ы х В редност ей.

использование Воды для н а р у ж н о й  м о йки  сельско
хо зяй ст в е н н о й  т е х н и ки  предусмат ривает ся н а  оборот ной  
схеме , ч т о  и скл ю ч а е т  образование и сброс ст а чны х Вод.

3. Архит ект урно-ст роит ельные реш ения  
3,1. Объемно-  планироВочное р е ш е н и е  
ОснаВные принципы объемно-планироВочного реш ения  

приняты согласно т ехнологическому процессу.
Здание м ойки  трактороВ и аВтомабилей-прямоугольное В пла

не с раьмерами В осях  6,0к 18,0 м. К  не м у  примы кает  прист ройка с 
размерами В о сях 6 ,0 х 6 ,0  м. Высота да ни за  несущих конструкций-  
-4,Ьм.

Класс з д а н и я  (по степени отВетстёенности конст рукций)-!, 
степень опнестоикосгпи-1.

3.2. Конст рукт ивные р е ш е ни я
Здание  мойки трактороВ и аВтомабилей - панельное ,  

с  покрытием и з  сборны х ж елезобет онны х плит. Ф ундамент ы  под 
стены-фундаментные балки,под колонны-сборные фундаменты стаканного 
типа.

Окна-  дереВянные, спаренные для зданий сельскохозяйственных предприятии, 
В о р о та -распаш ные,с ручным открыВанием и калит кой , и з

панели т ипа  „ С эн д В и ч ".

4. Внутренние ВадопроВад и ка н а л и за ц и я
4.1. В одоснабж ение
Водоснабжение здания м ойки решается от наружных сетей произ- 

ВодстБенного Водопровода хозяйстба. Подача Воды предусматривается для  
пополнения оборотной системы Водоснабжения м ойки трактороВ и аВтома- 
билей. Расчетный расход Воды В оборотной си стем е  водоснабжения сос
тавляет 3,0 м^/супщ 1,25м3/ч ; 0,35л/с. Н а пополнение принимается 1й9/о am 
расхода Воды В оборот ной системе,что составляето,Ъм3/сут‘, о ,З м 3/ч;
0,1л/с. Расход Воды на Внутреннее пожаротушение здания не предусма
тривается. Расчетный расход Воды на наружное пожаротушение здания- 
- Щ с  (категория производства-Д; степень огнестойкости - 1 ;  с трои тель
ный о б ъ е м -д о  3 тыс, м5). Наружное пожарот уш ение допускается 
принимать и з  ВодоемоВ или резервуаров.

4.2. К анал изац ия
Сточные Воды о т  мойки т р а кт о р о В  и аВтомобилей и м е ю т  

загрязнения по ВзВешенным ВещестВам до Зооомг/л  и неф т епродук
т ам до 8оо мг/л. Очистка сто ко в  долж на  предусмат риват ься да степени 
содержания за гр я зн е н и й :

Взбешенные Вещ ест Ва-10мг 1л (не более); 
нефтепродукты  - 2 0  мг/л.

Очищенные стоки поступают на мойку для повторного использования.
Мойка аВтомобилей, предназначенны х для перевозки фекальных 

жидкостей, яд ов иты х или инф ицироёанны х Веществ, не допускается.

5. Отопление и В е н т и л я ц и я
5Н, О топление
Данные о расходах тепла указаны  на  л и с те  0В-1.
Удельный часоВой расход тепла на отопление Ум2, общей 

площади состаВляет 195 Вт (167,68 ккал/ч).
Теплоснабжение мойки трактороВиаВтомабилей предусмотрено от на

ружны* тепловых сетей. Теплоноситель-вода с температурой 150-10 °с.
Отопление помещения мойки Воздушное. Дежурное отопление рассчитано на поддер

жание температуры Воздуха 5 °С и обеспечивается о талительно-рециркуляцией ной сис
темой til, В рабочее Время догреб до 1В°С осуществляется перегревом приточного Воздуха 
устаноВкой/72. Отопление Вспомогательных помещений абеспечиВс/елкя Водяной сиоемой отопления

5.2. Вентиляция
Вентиляция здания мойки трактороВ и аВтомобилей запроектироВана при 

тснно-Вытяжная с механическим и естественным побуждением-
Расчет Воздухообмена на удаление Вредностей из помещения Выполнен 

по технологическому заданию. Общеобменная Вытяжка осуществляется крышным Вен
тилятором. КоличестВо Воздуха, падаВаемого приточной системой,компенсирует Вы
тяжку и обеспечиВает поддержание требуемых условий Воздушной cpe d b \(ts 18°).

Работа приточной системы /72 предусмотрена В течение рабочего Времени .
Ремонт ВентоЬрудоВания производится штатными слесарями хо зя й ств а .
5.3. Индивидуальный теплоВой пункт
Схемой теплоВого пункта предусмотрены учет расхода теплоносителя, 

контроль температуры и  давления.
Необходимость устаноВки приборов автоматического регулирования опре

деляется при приВязке проекта В соответствии  с типовыми проектными реше
ниями 903-йЧЪ  альбом 1,2 „ Автоматические индивидуальные теплоВые пункты 
(иТП) Зданий жилищно-гражданского и  производственного назначения

Потери даВления В системе отопления 970ffa  (Э9кгс/мг).
5.4. Мероприятия по шумоглушению
ВентоборудоВание установлено В изолированном помещении.
Воздухаьоды соединены о Вентагрегатами с помощ ью гибких в ста в о к .
Вентагрегаты установлены на Виброизоляторах.
Для уменьшения шума необходимо тщательно произвести баланси- 

ровку рабочего колеса Вентилятора.

6. ЭлектроаборудоВание
Электроснабжение осуществляется am Внешних сетей на п р яж е 

нием ЗВо/гго В по Воздушному вводу. Электроприемники по надежност и  
Электроснабжения относятся  к потребителями категории.

Установлении я мощность силового электрооборудования и электро* 
осёещения состаВляет/6,11 кВт , расчетная мощность-10,3кВт.

Годовой расход электроэнергии-10,Зть\с.кВт.ч.
7. Автоматизация

Проектом предусмотрена автом атизация приточных ёентустано-  
Вок ГНиПЕ.

8. М олниезащ ит а
Согласно требованиям CH3D5-77 здание молниезащите не подле

ж ит ,т ак как  ожидаемое количество поражений  молнией В год состаВляет 
0,03 по расчету, чт о менее о ,ю  по нормам для районов с наибольшей г р о -  
ЭоБой деят ельност ью.

9. Основные технико-экономические показат ели

Наименование п о к а з а т е л и
проекти
руемые

ТП816-2-6.83 а (ан ал о г) В сопоставимом 
виде

КоличестВо воз действий, ед. ■1840
Численность раб о т аю щ и х, чел. 1
О бщ ая площ адь, м 2 145,9 W ,6
Площ адь за с т р о й ки , м 2 161,6 141,78
Строительный объем , м 3 353,0

2 5 ,5 4
1 063,«42

О бщ ая см ет ная ст оимост ь, т ы с . руб. 
В т о м  числе

34,15

ст роит ельно-монт ажны х р а б о т , ты с . руд. гз,зэ 27,07
оборудования, ты с. руд. 2 ,2 i 7,08
С м е т н а я  с то и м о с ть  н а  1 в о здей стви е ,руб. 
См ет ная стоимость ст роит .-монт аж.работ  но 1м 2

43,88

о б щ е й  п л о щ а д и , руб. « г , 43 191,2
Расход т е п л а , к к а л /ч 67330 90 235
Р ас ч е тн ая  м ощ ност ь, кВ т 1 0,3 16,2
Расход Воды , м 3/ с у т . о.зо 0,70
Трудозатраты построечные, чел .-д н . 379,8 4 2 3 ,0 4
на 1 м3 зд ани я , чел .-д н . 0,39
на 1 млн. руб. с т р о и т .-м о н т а ж .р а б о т , ты с. чел.-дн. 

Расход основных строительных м а т е р и а л о в
16, га 15,61

ц е м е н т ,  т 52,45 37,97
с т а л ь ,  т 8,95 9,52
л ес о м а те р и а л ы , м 3 
на  1 м 2 общ ей площ ади

3,5 5 7 ,6 2

ц ем ент , т 0,362 0 ,2 6 В
с т а л ь ,  т 0,062 0,067
л есо м атер иалы , м 3
на 1 м лн. руб. ст роит .-м онт аж , р аб о т

0,025 0 ,0 5 4

цем ент , т 2 235,3 1 4 0 2 ,7
с т с М Ь , т ззз,4 354,6

2 8 1 ,5л есом ат ериал ы ,  и 3 1 5 2 ,2

инв .м °
Нач.отдйАдиноградоВ
Нау.отдТЭЛ Тигай
Hav.om3.BK
НашАоВ
НлиотдЭТ
run

Н.контр.

Шляпкин
Полый н
К цтин
Глез ин
Днтоныче ьо

тп 8/6-г-гг.86 -пъ

О&цвя пояснительная записка

Стадия Л и с т Л ист оВ
Р 1

Ц и Ш с е л ь х о з п р о м

Г. и ё а н о В о

„Копировал К райнова 2 . / 3 4 - / - 0 /  *  ф о р м а т  Л 2
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Вист Н а и пе но б а ни е . Примеч.

1 Обише данны е. П лан р а сп о л о ж е н и я  т ехно -
логического оборидобания

Ведомость осноВных к о м п л е к т о в  р а б о ч и х  чер!т е ж е и

f i е д о п о с т ь  р а б о ч и х  черт еж ей  о сновного  ком плект а

О б о зна че ни е Н а и п е н о б а н и е Припеч.

-Т Х Технология произбодст ба
-АС Архит ект ионо -ст роит ельные

решения
-BR Внитренние Водопровод и

к а н а л и з а ц и я
-о& Отопление и б е н т и л яи и я
-ЭМ СилоВое элект рооборидоёание
-АОб А вт ом ат изация о т о п л е ни я

и В ент иляции

Ведомост ь с с ы л о ч н ы х  и п р и л а г а е м ы х  д о ки п е н т о б

О б о зн а че н и е Н а и п е н о Ь а н и е П рипеч.
С сы л о чны е  д о ки м е н т ы

5 .8 0 0 4 Черт ежи оборидобания и  ос-
наст ки для ремонт а сельскохо-
зяйст бенной т е х н и ки

Выпуск 6
оъоь Ящ ик для песка
0 3 /4 Варь для обт ирочны х пат е-

риалоб

Прилагаемые доким ент ы
тп  s/6- г - г г .  86 -т х.со Спеиисрикаиия оборидобания

О чист ка и м о йка  п а ш и н  ё значит ельной ст епени п о 
вышает производит ельност ь труда но р а зб ор о чн ы х o n e • 
р а ц и я х  и улучш ает  качест ёо т ехнического  обслу
ж и в а н и я  и р е понт а.

Продолжит ельност ь работ ы  В здании  пойки  60S  
дней 6 году, число спен п р о до л ж ит е л ьно ст ь р а 
бочей недели  - 4 /  час.

ГодоВой объём работ  со ст а в л яе т  918 чел .-ч . К о л и -  
чест6о р а б о ч и х  - 1 чел.

М аш ины  на м о йку  п о с т у п а ю т  сбоин х о д о п  или д о 
ст авляю т ся н а  б уксир е .

Перед заездом  В з д а н и е , п а ш и н ы  о ч и щ а ю т с я  от 
грязи, р а ст и т е л ьн ы х ост а т коб , снега , н а л е д и .

П лан р а с п о л о ж е н и я  т ехно л о ги че ско го  о б о р у д о ё а н и я

Мойка п а ш и н  о сущ е ст в л яе т ся  горячей и хо л о дн ой  
бодой с п о м о щ ью  на г н е т а т е л ь н ы х  ш ланг об по е чны х  
уст анобок О М - 5 6 5 9  и 1112. О ч и с т к у  п а ш и н  с п о - 
м о щ ью  у с т а н о в к и  ОМ'5 6 5 9  следует про избо д ит ь  
п о ю щ и м  р а с т б о р о п  или б о д о й , подогрет ы м и до  т е п п е - 
р а т ур ы  4 0 -5 0 ° С .

В репя м ойки  о дной  п а ш и н ы  2 5 - 6 0  п и н .
При произбодст бе работ  необходим о соблю дат ь  

т ребобания я ПраВил по т е х н и к е  б езо п а сн о ст и  и п р о и з 
водст венной с а н и т а р и и  н а  п р е д п р и я т и я х  „ С е л ьхо з
т е хн и ки  '!

Э к с п л и к а ц и я  п о м е щ е ни й
НО-
%плану

Н а и пе но б а ни е

Категория произ
водств 'по Взрыб - 
ной, Взрывопожарной и пожарной опасности

i Помещение пойки л
2 М аш инное отделение 8
3 Венткамера Л
4 Э лект рощ ит обая Л

П а т е го р и я  произбодст б п р и н ят а  6 соот - 
бет ст бии  с „ П еречнем п р о избо д ст б  по в з р ы в 
ной, В зры бопож арной  и п о ж а р н о й  о п а с н о с 
т и для п р е д п р и ят и й  МСХ СССР * у т в е р ж д е н  - 
ным М инист ерст вом  сельского х о з я й с т в а  
СССР /3 .0 /.  И
ОборудоВание, захофенное о проекте, будет  
Выпускаться до отмены типового проект а.

Ш Ж
ст.инж.
Рчк.гр. В

ТипоВой проект разработан В соотВетстбии 
с действующими норпапи и праВилапи и пре
дусматривает мероприятия, обеспечивающие Взрыв
ную, Взрывопожарную и пожарную безопасность 
при эксплуатации збания.
Главный инженер проекта B.U. Глезин

Глхпец Щпходшш
Чпч.отб. ЬшомадоВ
run (Лезин
Нконтр. ЩпонычеВа

e / 3 f y / - b y — 5=-

Ш

SSI*
'wtjh'

ПриВязанГ

ТП U 6 - L - U 8 6 - T X

й М  бдание пойки
Факторов и абтопобилеи[сгены панельные!----
Общие данные. План 

расположения г$е$ноло- гаческого обош

Стадия

Попиробал Трупикоба
а ни я

Ласт Шстов

циТЭПсельхозпрон 
г МваноВо

Формат А 2



I
Позиция

Н аи м ен о в ан и е  и  т ехническая характ ерист ика оборудова
н и я  и  м а т е р и а л о в

З а  Вод-иьгото ёителъ (для импортного оборудования  -  ат ра  -  
Н а9 ерирм а)

Тип, м а я к а , 
обору доя а -  
мая. О б о з -  
начение д о 
кумента и Н° 
опросного  
лист а

Единица
измерения Н ад з а  Вода 

изгот ови
т е л я

Код обору
дован и  Я, м а
т е р и а л а

иена
единицы,
тыс.руо.

Коли
чество

М а с с а
единицы
Я И щ

кг

Н а 
име-  
ноВа- 
ние

Код

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10

О б о р и д о ё а н и е  и  м а т е р и а л ы  пост авляем ы е з а к а з ч и к о м
C m  а н д а о т н а е  о б а  р у д а  В а н  и е

4 М а ш и н а  д л я  о ч и с т к и  „С М -1" щ N - 5 , 0 k Bt i О М  -$ 2 5 9 ш т . 7 9 6 5 г 5 1 г н е ъ о 4 4 з о ,о

Т = 2 0  -  8 0 ° С ; р а с х о д  В о д ы  - / м * / у

2 У с т а н о ё & а  д л я  м о й к и  а в т о м о б и л е й , 4442 ш т . 79 6 4 5 7 7 H 0 0 1 S 4 S i9 ,o

/V - 7 ,5 к Вт. Производительность о ,о 8 м 3/ м и н .

Uh S .H 0

П р и вя за н

ЪшНс Верхоглядов Ь№
Ш г р Г Цели&ерстаВ ад
Гл.спец. ЪрохобОцкий
Нач.отд. Винограда* <мМ
ru n [Лезин №ЧГ~

ТП &16-L-Z.L.&6 - та,со

С п е ц  и  е р и к а  ц  и  я  
а б о р у д о В а н и Я

Стадия Лист Листов
Р 4 г

Цитзпсельхозпром 
г. иВаноВо

Позиция
Н аим енование и техническая*. Характ ер и  cm и к а  оборудова

н и я  и  м ат ериалов
ЗаВад- изготовитель (для импортного аборудоВ ания- с т р а  - 

на, ерирмаJ

Тип, м а р к а  
об ору д о з а -  
н и  Я. Обоз
начение до
кум ент а и Н° 
опросного  

л и с т а

Единица
измерения Н ад  За Вода 

изгот ови
т е л я

Код. обору
дования, м а
т ериала

Ц ена - 
единицы, 
тыс. руб.

Коли
чество

M ac a o
единицы
обору
дования,

кг
Н а-  

име
нова
н и е

К о д

4 2 3 Ч 5 6 7 8 9 10

Н е с т а н д а о т и ъ и о о В а  и н о е  о б о р у д о в а н и е

3 Я щ и к  д л я  п е с к а . Г а б .р а з м .:  б о о х б о о х ю о о 0 3 0 4 ш т . 7 9 6 4 40 ,0

V Л а р ь  для  о б т и р о ч н ы х  м а т е р и а л о в . 0 3 1 4 ш т . 7 9 6 4 5 0 ,0
Г а б .р а з м .: ю о о х  5 0 0 x 8 5 0

\

ПридяЗаН

U  H i.н о
Т Ш 1 6 - 1 ' Ш 6  -ТХ.СО

Лист

2 ел
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Л и т Н а и м е н о в а н и е Примечание

1 О б щ и е д а н н ы е  ( н а ч а л о )

2 О бщ ие д а н н ы е  (о к о н ч а н и е )

3 План. Разрез Г1. Фасады 1 -4 :4 4 :  Д -б . Фрагмент 1
4 Схемы  распплоФ енио элементов заполнения оконны х пооёмов. Узлы в и д

5 Планы  кровли полов и  от верст ий. Узлы  Д ~ Г

6 С хем а р асп о л о ф ени я  ф у н д а м ен т о в  и  ф ундам ент ны х балок Фрагменты

Сечения П - Ч - Ч

7 Ф рагм ент 4  С ечения 5 - 5 - 9 - 9

Я Схемы располоф ения колонн} стропильных балок и  плит покрытия Узлы Д -Д

9 Схемы располоф ения стеновых п ан ел ей  по  р я д у  Ь  и  оси  /

10 Схемы располоф ения стеновых панелей по р я д а м  Й и  б , осям  1 ,3 .4

11 Узлы Д - U . Крепление карнизной панели к  подкарнизной п ан ел и

Ведомость рабочих чертефей основного ком плект а

Ведомость ссылочных и  прилагаемых докум ент ов

О бозначение Наименование П рим ечание

Ссылочные документы

ГОСТ 12506-61 Окна деревянны е для производственных 
зданий. Типы, конструкция и  размеры

ГОСТ 14624-64 Авери деревянные для производственных 
зданий. Типы, конструкция и  размеры

ГОСТ 1402.1-10 Фундаменты фелезобетонные сборные под 
колонны сельскохозяйственных зданий. Технические 
условия

1 .0 3 0 .Н

Выпуск Г З  

Выпуск L-1

Стены наружные из однослойных панелей для 
каркасных общественных зданий, производственных 
и вспомогательных зданий промышленных предпри
ятий:
-панели из легких и  ячеистых бетонов. Дрма- 
турные и  закладные изделия. Рабочие чертефи;
-  карнизны е панели. Рабочие чертефи

1.136-10 

Выпуск1

Перемычки фелезобетонные для зданий с 
кирпичными стенами:
- перем ы чки брусковые

Ъповой проект разработан в  соответствии с действующими 
нормами и правилами и предусматривает мероприятие, обеспечиваю
щие взрывную, взрывопофарную и  пофарную безопасность 
эксплуатации здания.

Главный инфенер проекта &  У- Глеэин

О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е П р и м е ч а н и е

1 .4 0 0-6 /7 6 У н и ф и ц и р о в а н н ы е  за кл а д н ы е  детали сбор
ны х фелезобетонных конст рукций зд а н и й  промыш
ленны х предприят ий:

Ь ы п у с к 1 -  за кл а д н ы е  дет али конст рукций одноэтаф ных 
зд аний. Р аб о ч и е  чер т еф и

1 .4 0 0 -1 6 У ни ф и ц и р о в ан ны е закл ад ны е изделия фелезо■
бет онны х конст рукций для кр еп л ен и я  технологи 
ческих ко м м ун и ка ц и й  и  устройств:

В ы п у с к  1 -р а б о ч и е  чертефи униф и ц ированны х закл ад 
ны х изделии

1 .4 1 5-1 ф елезобет онны е ф ун д ам ен т н ы е б а л ки  для 
стен производст венны х зд ани й :

В ы  п у с к  1 - ф ундам ент ны е б ал ки  для стен с  ш агом  

ко л о н н 6 м

1 .4 3 6 .9 -1 1 В о р о т а  р а с п а ш н ы е :
В ы п уск2 -в о р о т а  из п а н е л и  т и п а в Сэндвич1 Р аб о ч и е  

черт еф и’,
В ы  п у с к  4 -р а м а . П ет ля. П риборы  для от кры вания. Рабо

чие черт еф и

1.HBL1-10/W Б ал ки  ст ропильные фелезобетонные для 
покрыт ий зд а н и й  с пролетами 6  и  9м :

В ы п у с к / - м ат ериалы  для проект ирования и  р а б о ч и е  
черт еф и б ал о к;

В ы п у с к1 -а р м а т у р н ы е и  за кл а д н ы е  и зд ел и я . Р аб о ч и е  
черт еф и

1 .4 9 4 -1 4 С т а ка н ы  для кр е п л е н и я  кры ш ны х вентиля
торов, деф лект оров и  зонт ов:

В ы п у с к 1 -ф елезобет онны е ст аканы  с отверстиями диа- 
четрон 400,100,1000, Ш >0 и  14S0MM

1.П Ъ .{-1 колонны  ф елезобет онны е для сельскохозяйст
венны х производственны х зд а н и й :

В ы п у с к 1 -ко л о н н ы . Р а б о ч и е  чер т еф и ’,
В ы п у с к 1 -  а р м а т у р н ы е  и  за кл а д н ы е  и зд ел и я . Р аб о чи е  

чер т еф и

Ш 1 .1 -9 С т еновы е двухсл ойны е п анел и  из л егких б е 
т онов для сельскохозяйст венны х з д а н и й :

В ы п у с к  { - опалубочны е черт еф и и  арм ирование
В ы п у с к 1 -  ар м ат ур н ы е и  закл ад н ы е изделия

1 .6 6 5 .1 -ч /ю /Ж елезобет онны е предварит ельно напряф ен- 
ны е плиты покрытий длиной 6 м  для сельскохо
зяй ст в енны х з д а н и й :

В ы п у ск1 -плиты р азм ер о м  Ъ *6 м . Р аб о ч и е  черт еф и;
В ы п уск1 -  арм ат урны е и  закл ад ны е изделия для плит  

разм ером  3 x 6 м . Р аб о ч и е  чер т еф и ;
В ы п ускЗ -  плиты р а з м е р о м  1 ,5хбм . Р аб очие чертефи;

В ы п ускЧ - армат урны е и  закл ад н ы е изделия для плит  
р а зм е р о м  1 ,5  *6 м . Р аб о ч и е  чер т еф и

1 .4 3 6 -1 4 Узлы око н с деревянны м и переплет ам и по  
ГОСТ 1 1 6 0 6 -1 1 :

В ы п у с к1 - р аб о чи е  черт еф и

1 .4 6 0 -1 4 Типовы е узлы  покрытий промы ш ленны х здании 
В местах п р опуска Вентиляционных шахт:

В ы п у с к1 - раб о чи е чертеф и типовых у зл о в

Уп,ш ф .

Обозначение Наименование Примечание

1.460-16 

Вы пуск1

Типовые узлы покрытий промышленных зданий 
в местах установки крышных вентиляторов:
- рабочие чертефи типовых узлов

Z.460-1S

Вы пуск1 

Вы пускЗ

Узлы покрытий одноэтафных производственных 
зданий с рулонными кровлями и фелезобетонными 
плитами:
-  узлы при уклонах кровель до 10°/о* Рабочие 
чертефи;
- изделия. Рабочие чертефи

1.630-3

В ы пуск1 
В ы пуск!.

Узлы самонесущих стен из двухслойных лег
кобетонных панелей для одноэтафных сельско
хозяйственных зданий:
- узлы стен. РЬбочие чертефи- 
-  стальные насадки фахверковых стоек и  

соединительные изделия. Рабочие чертефи

3.006.1- 1 /ц  

Выпуск Г 2.

Сборные фелезобетонные каналы  и  тоннели 
из лотковых элементов:
-плиты. Опорные подуш ки. Рабочие чертефи

П рилагаем ы е докцменты

-ЙСЦ-К1.00 колонна (  1 К57.3-3.1; 1 К 63.3-1.1; 1К63.Э-21)

-АСЦ-6С1.00 Балка(/бСТ6-2А-1уТ-1}16СТ6-ЗА-1уТ-1;16СТ6-ЗА-/УТ-1)

-АСЫ-П1.00 Плита(1ЛГ-ЗА-УГ-а;1ПГ-4А-У7-а; 1ПГ- ЧА-ХТ-б)

-АСЦ-П6.00 Плита(2ЛГ-1А~£Т-а;2ЛВч-1А-УТ-о)

-АСЧ-ПС1.00 Панель (ПСА60.6.Ю-Т-1;ЛСА60.1 1 .W-T-/J

-АСЦ-ПС4.00 Панель /ПСА60. И.20-Т-1-ПСА6О. iS.W-T-S)

-Аси-псн.оо Панель [ПСА60.1130-Т- 1-ПСА60. 1SJ0-7-5)
-А с и -а .о о С ет ка  а
-АСЦ-ПС1Ы00 Панель(пСАбОЛЭО-Т-Ш-ПСАбОЛ.ЭО-Т-№, 

ПСА60ЛЭО-7-т-ПСАбОЛ.ЪО-7-4ЛЗ)
-АСЦ-ПС14.00 Панель(ПСА15Л.Э0-Т-% ПС 15.16.Э0-Т-9П1) -
-АСи-ПС16.00 Пан ель (ПСА 11.1130-7-1- ПСА 12.1130-Т-ч)

-  ACU-Р1.0 0 Р е ш е т к а  Р1
-АСЦ-РМНОО Р ам а P M fP M i- Рмз)
-ACU-MH1.00 Слив м н1
-ACU-MHL.00 i /з д е л и е  с т а л ь н о е  М Н 1
-А си-м нэпо Д нкерм нъ
-АСИ- м нчоо изделие с о ед и н и т ел ь но емн(мнч-мнб)
-Аси-мнтоо изделие соединительное МН7
-АСЦ-МН&.00 Скоба ходовая МН$
'АС&М Ведомос7ь потоебнасти о  матеоиалсгх

/л.спец Пилипчук
Иач.отд.
run
Ч. конт р.

колгушкин.

Тощу.
Глезин
Йнтонычева

К о п и р о в <

Привязан

т п - т - 1 - ш б  - к

Здание мойки
тракторов и автомобилей 
Ссге.нь/ панельны е.)______

Стадия

О б щ и е  д а н н ы е  

( н а ч а л о )

С и н е в а  2 W / - 0 /  ^

Л ист ов
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Л и ст Н а и м е н о в а н и е . Примечание.

3 Спецификация заполнения проёмов и перемычек

4 Спецификация к  схемам расположения элементов заполнения оконных

пооёпов

Спецификация изделий и патериалав к  излом А и В

5 Спецификация к планам кровли, полов и отверстий

б Спецификация к  схеме расположения азундаментов и ф ундамент ных

балок

в СпеииФикаиия к  схемам расположения колонн, стропильных валок и плит

покрытия

б Спецификация к  схемам расположения стеновых панелей

Ведомость отделки попеицений
Ведомость спецификации

05ицие указани я
I. да  условную  о т  летку QOOO принята отметка чистого пола машинного отделения, что

соответствует абсолютной о тл е те в  l I .
г. Стену 8 осях 2 -3  по ряду 6  выполнять из кирпича пластического срорпования парки MQQ/f&OO/tf 

ГОСТ530-80 на растворе ларей $  лерегородш-из кирпича парки КРЮ$1800/15ГОСТ530-80 на растворе ларш 50. 
Л Кладку перегородок и стены в осях2-3 по ряду 6 выполнять вподрезку швов.
4 Горизонтальную гидроизоляцию стен  на отл . ланус 0,030 Выполнить из цементногор а ство 

ра состава  / - 2  толщиной 30  л л  с гидрофабнь/ли добавками.
5. Яалы герпетической двери и вентлроёлов установить одновреленно с  кладкой стены по 

ряду В и перегородок.
6. Кирпичные перегородки не доводить на 3 0 -50л л  до несущих конструкций, дозоры между 

кладкой и конструкциями проконопатить поклей, смоченной в из8естко8оп молоке.
7. [)рипыконие стоек и перекладины ворот к стене тщ а те л ь н о  уплотнить с использованием 

ла стики  ЛОСГ/4 70/-79, прокладок ГОСТ 19177-81 и минеральной Ваты ГОСТЬбЬО-вЬ.
В. Ори кладке кирпичной стены и перегородок в проёмах. дВерей заложить антисептирован- 

ные деревянные пробки через /0  рядов кладки по Высоте, но не менее двух с каждой сто
роны проёма.
Дверные откосы оштукатурить цементным растВором и окрасить избесткобой краской,а 6 по
мещении лойки поверхности о ткосов  затереть сложным растВором с добавкой церезита и  
прошпаклевать с последующей покраской Водостойкой краской.
9. Do лерипетру здания устроить асфальтобетонную отмостку шириной ЗООмпо щебеночному 

плотно утрапбоВанному о снование  толщиной ЮОмм.
Ю.Столярные изделия загрунт оват ь горячей олифой, оконные переплеты покрыть непрозрачным 

отделочным покрытием (эмалями) 2раза. Поверхности полотен дверей облицевать со всех сторон 
по слою асбестового картона К/Ю//-/-2*/ОООхбОО Т0СТ2850-80 листом Ь'ПН-НО'ОрГОСЛЯдОМч-. 
Соединения стальных листов облицовки между собой-внахлёстку (15мм). Притворы уплотнить 
прокладками из пористой резины по ГОСТ 7338 */7. При установке двери оборудовать закры ва- 
тел яли  дверными т ипа 8Д1-1 ГОСТ 5091-78.

II. Н аружная отделка стеновых панелей-окраска паяиВинилацетатными красками типа 8А-/7.
12. внутренню ю  отделку помещенийсм. в ведомости отделки помещений.
13. Монтажные и соединительные элементы должны быть покрыты антикоррозионным металлиза. 

ционным слоем (цинк) толщиной {20 -1 5 0  мкм.
Сварные швы и участки изделий с нарушенным в результате сварки защитным покрытием  
должны быть дополнительно металлизированы.

/4. Металлоконструкции открытые покрыть масляной краской 2раза.
15. Проектом предусмотрено производство строительно-монтажных работ в летних условиях 

В соответствии с действующими нормативными документами по производству работ. 
Устройство монолитных фундаментов должно ВыполнятьсявсоответстВиисоСНцПШ-15ш7б 

„бетонные и железобетонные конструкции монолитные "
Монтаж сборных железобетонных конструкций должен производиться в соответствии со 

СНиЛ Щ -1 6 -8 0 „Бетонные и железобетонные конструкции сборные “
Монтаж стальных конструкций выполнять в соответствии со СИиП Ш Ч8-76,, Металлические 
конструкции!1
Кладку кирпичных стен и перегородок вести В со о тве тстви и  со СНиПш-17-78,,Капенные 
конструкции!1
Кровельные работы Выполнять в соответствии со СНиПШ *20-74,, Кровли,гидроизоляция, 
пароизоляция и теплоизоляция*.1
Работы по устройству полов должны производиться в соответствии со СНиПШшВ.№-72^ Лолы. 

Правила производства приёмки р а б о т ,я
Антикоррозионную защ ит у конструкций выполнять в со о тве тствии  соСНиЛ £/*23*7§, З а щ и та  
строительных конструкций и сооружений от коррозии”.
Производство работ вести в со о тве тстви и  со СНиПЩ-й‘В0„ Техника безопасности в  с т р о и 
тел ьстве  “

Н а и м енование

или

нолер помещ ения

Потолок Стень/ или перегородки Низ стен ш и  перегородок & элонны 1эа л я и

Примечание.
Пло- • 
щадь

Вид
отделки

Пло
щ адь.

вид
. отделки

Пло
щ адь

вид
отделки

высота,
мм

Пло
щ адь

в и д
отделки

Пло
щ адь

Вид
отделки

Помещение м ойки /3 3 Тицзтельная 
затирка швов. 
Покраска водо
стойкой краской 
2 раза j§

 
Jfc

r\>

Штукатурка карп, 
стены б осях 2-3 
сложный раство
ром толщ. 20мм с 
добавкой церезита. 
Облицовка мит. 
кой облицовочной 
стеклянной
ш - г з - ш /

34,5 Покраска водо
стойкой краской 
2 раза

33 Покраска водо- 
стойкой краской 
2 раза

Швы между плитпапи 
около 4 нм.
Облицовку панелей 
выполнять на полимер - 
цементном растворе. _ 
8 качестве водостойкой 
краски использовать 
пентасрталевые эмали 
парок ПЯ>ЩРсР-837идр. 
Грунтовкой служат доки 
соответственно норок 
/)Ф-/70и/)Ф-/7/. Толщина 
покрытия- не ненееЮдпкн.

М аш инное
отделение

/3 3 атирко швов. 
Известковая 

побелка 2 раза

44

39,3

Штукатурка 
перегородок. 
Известковая 
побелка 2 раза 
выше масляной 
панели

18 Масляная 
покраска/панель)

1800

Венткамера и  
электрощитовая

г о 3атирка швов. 
известковая 
побелка Зраза

/7 3 Известковая 
побелка 2 раза

в камере воздухозабора 
штукатурка перегородок 
по тепловой изоляции

Лри выполнении строительно-монтажных работ  необходимо установить контроль за  выпол
нением провил пожарной  б е зопасности  в строительстве.

16. При производстве всех видов р а б о т  Bju m h u x  условиях руководствоваться требованиями 
соответствующих разделов СИиПШ -/5-76, СИиЛм-/6-80, СЯиПШ~17-78, СНи Л £-20-74.
Проектная организация, привязывающая типовой проект, обязана в соответствии с местными кли
матическими и другими условиями внести в чертежи необходимые коррективы и дополнения. 
Производство работ в зилних условиях не допускается по чертежам без дополнений и изменений, 
учитывающих зимние условия производства работ, все работы  должны  вестись в со о т в е тс тв и и  
с „Проектом производства р а б о т  в зипних условиях *
/7ица, отвечающие за производство работ, должны быть ознакомлены требованиями выше 
приведенных СНиЛ и дополнительными указанияли проектной организации,выполнившей при
вязку типового проекта к  местным условиям.

а  Теплотехнические расчёты о граж д аю щ их конструкций выполнялись при следующих пара
метрах внутреннего воздуха: температура 18%  относительная влажност ь 70% .

ведомость объёмов сборных бетонны х и  железобетонных конструкций

Но
ме

р
ст

ро
ки Наименование группы 

элементов конст рукции Код Кол.,
л *

Примечание

/ Фундаменты ст аканного типа 5 8 /2 0 0 5 0 8

2 Колонны 582/00 5,34

3 балки стропильные 582200 2.25

4 Валки ф ундамент ны е 582400 3,0/

5 Пеоемычки 582800 0 3 0

6 Панели стеновые н а р у ж н ы е 5 8 3 /0 0 87.40
7 Плиты покрытий 58 4/00 784

в Конструкции и детали каналов 58 5800 022

5 Стаканы железобетонные — 0,25

/0

11 всего б е то на  и железобет она — /< 5 ,6 9

Материалы на изготовление сборных бетонных и железобетонных конструкций учтены в
ведолости потребности в материалах и отдельно не уч и ты в а ю тся .

Привязан

ин8Л °
Ст.инж. Колгушкин

7/7 Ы 6 - 1 - Ш 6  - а сГл.спец. Пилилчук
Нач.отд. Тигай ж р и
run Глезин ТрГ
Н. контр. АнтонычеВа ЭД/ З д ание  л о й к и
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Защитный спои иаоа&ия  
Основной ВоЗоиюллш/оннии каёро

5 Л 0 Р
_ £

_ £
3 .6 00

ООО

-0.1SO
Vp.5.

Э к с п л и к а ц и я  п о м е щ е н и и

j= j\_____________________J
Ф а с а д  1 - 4

1В Щ
а кг

1
м

0  ( Ь ( Ь d)

>»

1
о

s~
i:аiC

Н а и м е н о в а н и е
Площадь,

м 2

категория 
произбоЗстВа 
по ёврыёной, 
блрыВо-поАор- 
н ой  и п о ж а р 
н о й  опаснос
т и

1 П о п е ш е н и е  м о д к и М0.5 А

2 М аш и н н о е  о т д е л е н и е (0.6 В

3 Ъ е н т к а м е р а (7.1 д
4 Э л е к т р о и ц и т о ё а я 5,7 Д  •

Ведомость проёмов Ворот и дВерей

Парка.
поз. Размеры проёма, 

ММ

1 3600x3600

2 (5(0*2070

3 (510x2070

4 9(0 х|870

В е д о м о с т ь  п е р е м ы ч е к

Марка,
поз. С х е м а  сечен и я

П Р/

П Р 2 ^ го 7 о
“— 0  vb"

ПРЗ о 1.870
—— Q ------ Z

П Р4 1 1.105

ПР 5 /. г,Ьоо 
—  ВВ— ^ к (,/0 5

С п е ц и ф и ка ц и я  за п о л н ен и я  проёмоё ц  п е р е м ы ч е к

М а р к а ,
п о з . О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Hon.

Масса
ед.,кг

Приме
ч а н и е

З а п о л н е н и е  п р о е м о ё

1 1.435.9 -17 .2 -2000-01 Ворота ВР 3 6 * 3 6 -с 2 S27 конпл.
Л б е р и

2 Г0СИкбгЦ-8Ц л в г г н з л | -

3 го см кв гл -в и ДВГ21-15 1 —

4 г а с т в г ч -ъ ч Д8Т (9 *9 I —

П е р е м ы ч к и

1 (. 138-Ю .(.100 00 (ПР (-10 .12 .6 1 25

2 - 0 ( 1П Р (-(2 .(2 .6 1 25

3 Ш 8 - (о .( .г о о о о ~ п 4 /ПРЗ-19.(2. (4 I 7 5

4 (. 138*10.(.feoonn 1ПР38-12.12.22У 4 75

5 (. 138-10./. ВОО.Оо (Л Р 3 8 -2 4 2 5 2 2 У 1 3 2 5

Э Л М Г 0 С Т 5 0 9 (-7 8 Закры&атель дВерной З Д Н 3 -

Н а ф а с а д а х  з о н т ы , д е с р л е к т а р ы  и  В е н т и л я т о р ы  у с л о В н о  
н е  п о к а з а н ы .

Н О пиро Вал Леонт ьева. О / ф о р м а т .А 2

$&$%&+*''(%'%&+%*&)+"!! "



по 54

д и д  В

3 - 3

■ V  /л
Щ8 0 о  щ

7 г,5 . . 1145 [ ,72,5

1390

С пециф икация изделии и мат ериалов к узлам Л и  В
Марка,

поз.
О б о зн а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Кол. Масса

ед.,кг
П рим с-
Чание

МН1 - JJCU-MH1.00 СлиВ мн< 7,29 8,6 м

Дюбель 14 —

йГПШЗ,ЪЧ0Ц*0Т9Н- 4-791-77
Прокладка резиноВая 14,4 — м
ПРП-ЧО. П-30*40.500Г0СТ19ГП-81
ПроВоАО ка 3,60-11 ГОСТ3282-74 3 2 — м
Сетка 20-8,0 ГОСТ5336-20 20.5 2,68 М2

Плита теплоизоляиионная 21 -

ni75-f000.1000.40 Г0СТ9573-82

Мат ериалы

В ат а минеральная 0,12 — М 3

Марки 100 ГОСТ 4640-24
М аст ика ГОСТ/4791-79 0,005 - м 3

9

С пециф икация к  схем ам  расположения элементов заполнения оконны х проемоВ

Марка,
поз.

Обозначение Н аименование Кол. н а  схему Масса 
яд., кг

I
I

ОК1 0К2 веет

Окна гост 12506-81
1 ПНД18-30.1 1 — 1 _

г С Гб-12# — 1 1 -

Шделия крепежные и Фасонные

м с з е.1/Зб-1Ч.1-боо-ог МСЪ JS_ ч 12 0.ДУ

МС7 А  436-14.1-620 МС7 £ — в 0.10

ф С З .3 2.Ч36-1Ч.1-590-04 ФСЗ.Ъ 3 ,0 7 — 3 ,0 7 _Jj70_ £И-----------------

Стандартные изделия
Наличники типа1 Г0СТ82Ч2-75

01 - 6,2 5,2 — М

Ши виной 74 _ 2,5 1 S - — М -----------------Г  ■"

Ширин 1-ЧХ35.016 Г0СТ1145-80 16 _4}L $0 _

Ширип1-6х70 ГОСТ 1145-20 8 8 _

Шчвчп1-8*100 ГОСТ 1145-80 6 _ 6 —

ПюбельЛШ3.7x1011x0 ТУ 14-4-79 Ч- 77 1 2 13 _

Прокладка резиноВая
ПРП.ЧОП-30*40.500ГОСТ 19177-81 3,6 8,6 Ж . _ М ___________

Материалы

Пиломатериалы гост244вч-8о
ангисеп тированные

Прокладка 150*34x25 ч _ Ч
промадка 150x64x25 — 2 г _

прокладка 150x84x27 в _ 6 _

Бр у с о к  72 x 6 4 x 6 2 0 ~ 2 г -

пробка 0 5 0  2-150 6 - 6 —

Мастика ГОСТ14791-79 0,0017 0,0003 0,002 - м3

1. Вое узлы на схемах расположения элементоёзаполнения оконных проемоВ 
приняты по серии 2.436-14, Вып.1 .
2. Мастику ГОСТ 14791-79 применять В ooomiememBuu с инструкцией по её  
применению.

%
1
1
1
э
3

1

1
1

П рибязан

\Uh8j 1° I
Cm . инЖ. Полгу ш кин

7/7  Ы б - 1 - Ш б - я сГ».спец. Пилипчук
НаЧ'Отд, Тигай
run Глезин ж ~

Здание мойки 
трактороВ и аВтомобилейГС/ПбЖг j

Чтт-л ¥1ШиШшшшяш
Схемы расположения элементов 

Заполнения оконных проемоВ  
УЗлыйиБ

цитэпсельхозпром 
г. иЕаноВол -  ______ I . uoanvQ v
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План кроёли План полой и отверстии_

© -

© -

77777Г,

______U — %

N ’’
\

/
Ш О - Щ о ы п .1 <3

N ш ш з  р W i % 8 Ш Г

V77

'  [ml [AL; л2г сет

щ ш \

L

Ш 0- 1&.115

14
1.460-11.1 & П000_

©
Конст рукция кроЗлц

С  о  ста 3  к р о З л и
В о ся х  
Й - 6

В осях  
6 - 5

Защ ит ны й слой из гр аёи я  крупностью 5-ЮмнГОСТЫ68-81, Отопленною  
$  горячую  бит умную  маст ику марки МбК-Г- 55А ГОСТ1889-80

Водоизаляционный коВ ер-Н сл оя руб ер о и д а м арки РКК-3505(Верхний^ 
слой) и  РПП-ЗООА (ниф ние и  дополнительные сло$ ГОСТ10913-81 н а  горячей 
битумной мастике м арки Мб К-Г-55 Г0СТ1&89-80 + +

Огрунтоёка растёором битума м арки 6Н  90^0 гост66П-Т6 ё  керосине или 
соляроёом м асле ё  соотношении [п о  массе) 1-2 до 1 -'3 + +

Стяфка иь цементно-песчаною раст ёора марки 5 0  толщ. /5мм + +
Чтеплитель плитный -  ячеистый бетон марки Я ГОСТ5741-76, мм № 100
П ароизоляция- l  слоя иьола м арки  U -ПА ГОСТ 10196-19н а  горячей 

битумной мастике +
О грунт оёка -с м . ёы ш е +
Зат ирка поёерхност еи плит иен.-песчаны мраст ёором марки50толщ.5мм +

1
Разм еры  
ё * Н , мм

Отм.
низа

Приме
чание

1 510 я 1160 0.500 0 5  .

г 75 5 * 6 0 5 0.500 0 5

5 6 3 0 *6 0 5 0 /0 0 0 5

4 1 0 0 *4 0 0 1 .0 0 0  _ 0 5

£_ 100*100 П}150 0 5

6 100*100 a  iso 5К
з_ 100*100 0 .750 вк

Прйёязан

ш ё.ы <

М а р ка,
поъ.

О б о зн ачен и е Н а и м ен о ё ан и е Кол.
М асса
ед.,кт

Приме
чание

План полоё и  от ёераий.

РМ 1 -A C U -P M 1.00 Р ам а РМ 1_________________ ' 1 5,96

PM L -0 1 Р ам а PML 1 9.90

РМЪ -0 1 Р ам а  РМ З________________ 1 14,98_

MH 511 1 4 0 0 -1 5  51 510 изделие МН511 & -250 4 ш
МП 54/, 1 .4 0 0 -1 5  5 1 .5 4 0 -0 $ изделие МН548_____________ 1 6 - VJ- М________
Pi - А С И - Р / .  0 0 Р е ш е т к а . Р / /2

П л ан кооёли

КР1 2.460-15, ё м п  1 Коъы оек КР1 1 Л ЗВ -
КЛ1 2 .4 6 0 -1 4 . ём п 1 Колпак К /И _______________ 2 5.61

КФ1 1.460 -14Г ём п  1

§I§■о4

1 J M -
КС6 1 .4 6 0 -1 4  ём п  1 Кольцо стяфное КС6 1 -W L -
ПП1 2 460-14i ём п  1 Полоса пош линная ПП1 1 m
ПП1 2 .4 6 0 - 1 /ё м п / Полоса поиф имная ПП1 1 < 6 9

ФЭ1 2 .460-14.ё м п 1 Элемент срасонны й ФЭ1 1 6 ,0

ФЭ1 1 .4 6 0 -1 5 ём п  1 Элемент срасонны й ФЭ1 1 . VQ -
Материалы

Б русок 5 0 *1 5 *1 4 0

Пиломатериалы ГОСТ14454-80 н _

В а т а  м инеоалнная 0,30 м*
м а р ки  100 ГОСТ4640-84

Картон асбестоёый 1 _

клаы-ыш моо rocmso-io

Экспликация полоё
Наименоёание 
ш и  номер 
помещ ения 
по проекту

Тип
пола

по
проекту

Схема пола ш и  номер 
узл а  по серии

Элементы пола и их толщина
Площадь

пола,
М г

1

1 Шя>, Покрытие-бетон м арки 3 0 0  .  - 160мм 
Основание -  уплотненный грунт с отранбоВанным 
Ь него слоем щебня ш и граВия крупностью 
НО-6 0 мм толщиной -10 0 мм

100 ,5

1 ) 5 ) 4

1 ш.
Покрытие-бетон м ар ки  300 -15м м  
Подстилающий слой- бетон марки 100 -  100мм  
Осноёание -  уплотненный грунт с ётранбоВанным 
& него слоем щ ебня или граВия крупностью  

4 0 -6 0 мм толщ иной -  100мм

5 1 $

Стаий Колтуи/кин

П и
Нйчатд.
run

Нконтр.
(тын.
lu w a '

УнтонычеВа.

Копировал ЛукичеЗа

Ш к

Т П  S 1 6 - I - L U 6  -R C

Здание мойки 
трактороё и автомобилейГ  слпе//&/ sr&M»s6//b/e )______

Стадия

Планы кровли, полоё и  отёерс- 
тий. Чзлы Й -Г

г / з ч - г - а /  / /

Лист Листов

ЦЦТЭПсельхозпром 

г ийаново____

Формат Й1



С х е м а  р а с п о л о ж ен и я  ф у н д а м е н т о в  и  сринд ам ент ны х б ал о к  

Ф рагм ент  Z

Фрагмент I
Таблица нагрузок на верхний обрез срундамента
Обозначен.
осей

Схема нагрузок л/, т с Му,
тем

Q y
т с

Н х,
т ем

Qx, 
тс

г ,ч к 13,03 '3 ,31 - 0,31 - -

ъ
ж ,

\ W
15,43 •1,34 ‘ 0,49 4 ,4 6 -

* № х к 11,13 -5 ,5 5 -0 ,5 3 - -

А /6 ,9 9 -1 ,3 5 0,14 4 ,9 1 -

S
1

 
;

О бозначени е Н а и м ен о в а н и е Кол. Масса; 
ед,кг

Примеч.

Ф у н д а м е н т ы .

Ф / ГОСТ 14011-Ю -Ю О О -02. _ 1 /400

Ф1 - 0 / 1Ф 119 -1 4 т о
ФЗ -0 6 З Ф И .П -1 4 3400

Б ал ки  сриндамент ны е
ФБ1 /.Н /5 т1. ёы п.1 Ф 6 6 -Ч Б 5 /ООО

ФБ2. /.9 /5 4 . в ы п ./ Ф Б 6-Ч 0 3 S00

Плит ы
П / 3. 0 0 6 .1 - l f t l .  i- l- f .0 -0 0 7 П 1 -1 5 6 6 30
/72 3 .0 0 6 . l - l j i l  1 -2 -1 .0 -0 Ю п з -з 1 5 0

МН& -й с и -м н х т С ко б а ходовая мнЗ 3 1.10
1 Й -1 -1 Ч  Г0С Т5П 1-11 е--900 3 /,0 9

с / - й с и - с ш С ет ка С / 4 ю
1 Ш итJ

0,06 м 3
М ат ериалы

бет он м ар ки  /0 0 /0 ,7 н ^

/. С ечения 5 - 5  —  S -3  и  у к а з а н и я  см . л и ст 7.
I .  О т м ет ки ни ьа  с р у н д а м е н т а  и  о т в е р с т и я  у т о ч н я ю т с я  

п р и  п р и в я зке  т и п о во го  п р о е к т а .

Лнф. М уси на
Ст.инж,
[а  спея.
Начотдi

Пчлипчух.

Н. КОНТР

Давыдова Ж й '

,___ш
Глешн Л Г -  
Йнтонычеоа Щ и®

Ъъай
Т П  Ы 6 - 1 - Ш 6  - R C

Здание мойки D ”
тракторов и автомобилей

{ /?сгА/е*бнб/&)

ЪТЯМ ШЛи 1  WjUfU'i

и е н а  расположения узуноанентоо ц 
сруноанентных балок. Фрагменты.

J jL l
ЦиТЭПсешозпрон

.UidHoSclI Сечения f-1 - Ч-Ч______________I г Ш а
Копировал /!у ки ч е в а  e / M s - o f  / 2 Ф ормат  f l i



\г

I

4

1

Фрагмент Ч 9 - 9 5 - 5

Притязай

Ш К а

1. Грунт ы ё  о сн о в ан и и  непучинист ы е, непросадочны еt с нормат иёны ми 

зн ачен и ям и  характ ерист ик: Ч н -~0,ч9р ад(1 1 ° ); Сн -1 к П а  (о ,01кгс]см г) ;

Е814,7мПа [150 кГс)смг) ;  )р - 1,% т/м3. Коэффициент безопасности 
по грунту Кг - 1,0.
Грунтовые боды отсутстёуют.

I .  Ленточные ф ундамент ы , подпольные каналы ; приямок, бет онны е ст олбики 

и  ф ундам ент ы  под ст ойки р а м  борот  выполнить из бетона м а р ки  100. 
д М онт аф  ст о ек р а м  борот  вы пол нят ь ё  соот ёет ст ёии с 

у к а з а н и я м и  сер ии 1 Ч 3 5 .9 -П , ё ы п .О .

4. Наруфные поёерхности каналоё и приямка обмазать 
горячим битумом дёа раза.

5. Ф унд ам ен т н ы е б а л ки  уклады ёат ь н а  бет онны е ст олбики  

п о  сёеф еул оф енном у р аст ёо р у м ар ки  100.

Ст.инФ. Мабыдова

Ел.спец̂
Нач.отд. Тигаи
run

Чконтр

Пилипчук
Глезин 
Йнтонычевц 7MU

Т П  & 1 6 -L  -L Z .8 6  -R C

Ьдание мойки ”
тракторов и аётомобщейТ c/ngs/б/ /ю  t/e jt б//б/е)

Стадия

Фрагмент  Ч. 
Сечения 5 - 5  -  9 -9

Гист /JuctqI .

Ц  иТЭПсельхозпром
t “ a л

Копировал Лукичеба о /  уз Формат AL



ш
ш

т
я

м

Марка,
ПОЗ. Обозначение Наименование Вал. Масса

ед.,кг
приме
чание

Схема расположения колонн
и стропильных балок

Колонны
К1 -ACU-K1.00 1HS7.3-3.1 / 0 1280

Волки стропильные
6С1 -Я 0 и -В С Ш 1бсте-гя-5п-4 4 4150
6 0 2 - 01 1вете-зя-&т-4 г 1150
б е з -0 2 1боте-зя-&т-г г 4450
мне -яси-мнг.оо Изделие стальное мм2 8 4,51

4 г 1,еч
Схема расположения плит
покрытия

Плиты покрытия
ГИ - Аси-т.по т-ЗА-ЧТ-а 1 2250
П2 ________________TQ1___________ 1ПГ-ЧА-ЧТ-а 8 2250
пз -ог t t M u - n - s 2 2250
ПЧ Ш 5.1- Ч /80.01 -2QQ0Q.fi im -s d -чт 4 2850
П5 1.86S.1 -ч/зо.оз-юоаа-оч 2ПГ-8Я-ЧТ 1 1230
П6 -Acu.ne.oo 2ПГ-2А-ЧТ-а 4 1230
П7 4.865.1-4/80.03-20000-04 гпзч-гя-чт 4 1530
П 8 т.яси-пе.оо-о/ гпзч-гя-чт-а 1 1530
СШ1 4. Ч94-24. Вbm.i Стакан СБНЯ-1 г 450
СШ 2 1.Ч9Ч-2Ч, Вып.< Стакан 037Я-3 4 340
МНЗ -ACU-MH3.00 Анкео МНЗ 8 4,60
2 И м й а  9 ±ыопст<оз-теВЫкпеГОСТ535-19 42 0.3В

1. Монтаж конструкций осуществлять С Варкой электродом типа ЭЧ2 ГОсТ9467-75. СВорные 
ш Вы - по Гост5264-80. Сборку Выполнять после, окончательной ВыВерки конструкций.
2. Колонны Заделать В фундаменты бетоном марки2оо на мелкам грабии,  Мрз не ниже50.
3. ШВы м еж ду плитами покрытия тщательно заделать бет оном м а р к и  iOO.
Ц. Во избежание перекоса устанавливаемого крышногоВентилятора при монтаже стакана 
С57ЯтЗ необходимо обеспечить горизонтальное положение В е р х а  с т а к а н а .

5. Плиты крепить к балкам сВаркай, каждую не менее чем В трех т очках.
Плиты П1,П7и П8 крепить с соседними плитами с помощью скруток через монтажные петли. 
Схема укладки плит должна быть у  Вяла н а  с проектом произьодстВа работ.

Cn.UH9K. Нолгчшкин
Т П  & 1 6 - 1 - Ш 6 - М

s-- ft-----

Гл.епеи. Пилипчук
Нагота. Тигай irun Глезин

ПрибЯЗан Нттр. Антоиычеба Wtto*4 m k Здание м о й ки Стадия Лист Листоб !

Р 8 i
!
jСхемы расположения тонн, стропиль 

нь/зг балок и плит покрытия. цитзПсельхозпром 
г. иВаноВом / р ____________ Узлы Я -Д

ИопироВал UianoSa S 9  Формат Я2

=ц



М арка,
поз. О б о з н а ч е н и е . Н а и м е н о в а н и е Ко л.

М асса
ед .,кг

П рим е
ча ни е

М а р к а ,
лоз.

О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е 5ол.
М асса
ед.,кг

П рим е
ча н и е

Панели ст енаВы е ПК2 1.030.1-1.2-16.00.0-02 9 5 6 0 .7 5 -Л 5 1 Ш

ПС1 - А с и -п а .о о ПСЛ60.6.20-Т-1 2 960

Г)С1 •01 ПСА60.12.20-Т-1 1 т о Изделия соединительные.

ОСЬ 1.832.1-9.1. 0 0 /0 0 0 0 -0 3 ПСЛ 60 .1 8 2 0 -Г 1 2900 МС1-1 2 .8 3 0 -3 .2 -0 7 0 0 ПС 1-1 2 5 0 k 3

OCk -АС 0-ЛС 4.00 ПСЛ 60.1820-1-1 1 2900 п с ы 2 .830 -3 .2  - 0 7 0 0 -  0 4 М С5-П 2 0Г8 0

ПС5 - 0 / ПСЛ60.1820-Т-2 2 2 9 0 0 MC5-/I - 0 5 МС5-Л 2 0,80

п е в -0 2 ПСЛ 60.18.20-Т-3 2 2900 МС9 2 .8 3 0 -3 .2 - / /0 0 -0 / МС9 / 0 0 3 /

ПС7 -0 3 ПСЛ 60.18.20-T-k 1 2900 п с и 2 .8 30 -3 .2 -1 1 0 0 -0 3 п е н 4 1,50

ПС8 -Ok П С Л60.1820-Г5 1 2900 1 2 .8 3 0 -3 1 -0 6 1
_____ 6-2 6х70Г0СТ10д-76 а
ПолосавСт0кЛ2.*гаст5з5-7е 6 0.36

ПСЗ 1.832.1-9.1.0030000 ПСЛ30.6.20-Т 1 450 2 2 .8 3 0 -3 ./-3 5 / /5 / , г о

лею 1.832.1-9.1.0 0 5 0 0 0 0 -0 / ПСЛ15.620-Т-УП 1 270 3 2 .8 3 0 -3 ./-3 8 / 2 058

ПСИ -ACU-ПСИ.ОО ПСЛ60.18.30-Т-1 2 3900 4 2 .8 3 0 -3 /-4 2 /
8*60тстЮЗ-76__л , лл

Ш >СадйпЗкпгЧГдСТ535-79 № 0 0 5 / , /0

л с /г -01 ПСЛ60.18.30-Т-2 1 3900 ПН 4 -ACU-MHk.OO пни 2 0,42

п а з -02 ПСЛ60.18.30-Т-3 1 3900 MHS _________________ - 0 / МН5 2 _ 9 2 L

п щ -0 3 ЛСЛ60./8.30-Т-4 1 3900 ПНБ -0 2 ПН6 4 -  /. /3
па5 -O k ПС Л60Ж 30-Т-5 1 3900 ПН1 -ACU-MH1.00 ПН 7 4 05 8

п а е 1.832.1-9 .1 .0020000-16 ПСЛ60.6.30-Т-У 1 /3 0 0 5
б -/ 9ОХ90Х7Г0СГ8509-72 

Ш °*&СпЗпс6-1 ГбСТбЗбЖ С д0 8 0,77

п с и -11 ПСЛ60.6.30-Т-УП 1 /3 0 0 6
Ухплпрб-У 90Х9Л7ГОСГ8509-72 р . пп 

ЗСтШСб-1 ГОСТ535-79 4 2.89

л е й -А С а -Л С /8 .0 0 ПСЛ60.18.30-Т-У1 3 4/00 1
u,m n r& < x * 9 c m n c m o w  . . . .
”  *  SCmincS-t ГОСПЗМЭ t  w o 6 3.95

лс/s -01 ПСЛ60.18.30-Т-У2 1 4/00 8 Стойка иглоВая 4 58.6

лего -0 2 ПСЛ60.1830-Т-УЗ 1 4 /0 0
Иголок 5 ^ Н Ш Ш Ш 8 Я №  

ЙСтЗПСб-/ ГОСГ 535-79

РС21 -0 3 ПСЛ60.18.30-Т-УП1 3 4/00 9
па-оса 6-2 6x50ГОСГ/03-75 о. « л '

г 0.70Ш 0С0 8Сп)Зкп2ЧГ0СТ635-79

ЛС22 -O k ПСЛ60.18.30-Т-УП2 1 4/00 10
fi_____б -г 8Х7ОГ0СМ03-76 П ТПолоса вСт3кп2 ГОСТ335-79 С-/0 0 /в 0Г44

ЛС23 -0 5 П0Л60.18.30-Т-УПЗ { 4(00 11
Полоса6 ’ 2 м г о г о с ш -7 6  р . . п  
/ОЛОСа ВСтЗкп2 ГОСТ535-79 С-/40 /0 /.0 6

ЛС24 -ACU-nC2k.OO ПСЛ15.18.30-Т-У1 1 /200 12
п____ б- i  /4*70 гастт -78  Г Т 7 Г
^ОЛОСа 6 СтЗкл 2 ГОС Г 535-79 2 1,15

ЛС25 -0 1 ПСЛ15.18.30-ГУП1 1 /200 13
Полоса6*3 ^4x70ГОСГ/03-76 « 
,ШОСавС/пЗкп2ГОСГ535.79 /0 /.54

ЛС26 -AC U-PC 26.00 ПСЛ 12.12.30-Т-1 2 5 /0 М ат еоиалы

ПС27 -01 ПСЛ /2 ./2.30-7 -2 2 5 /0 Раствор ием.-песчаныйсостаВа1:2 0,30 м3

ЛС28 -0 2 ПСЛ12.12.3 0 -Т -3 4 5 /0 с гидроаю бны ни  добавками

ЛС29 -0 3 ЛСД/2./2.30-Т-4 4 5 /0 /Ьствор иен.-песчаный маски /00 /,33 мз

П анели к а р н и з н ы е М астика ЛОСГ Z479/-79 0,20 мз

0R1 1.030.1-12-1 6.00.0 П Ш .  6 .5 - /1 / /2 0 0

/. Стеновые панели приняты аз лёгкого бетона (кераизитобетона) парки 50 при объёмной 
пассе 300 кг/м3 6 высушенном до постоянной пассы состоянии. Панели толщиной 300мм 
должны быть с Прз не менее 50, а панели толщиной 2 0 0 м м -с  Мрз не менее 35-
2. (копирующий слой панелей, обращённый внутрь помещения, Выполнить аз тяжелого 
бетона повышенной плотности (П) марки 200, tips не ниже 50 .
Фчктурный слой панелей Выполнять из цементно-песчаного раствора парка /00,
Мрз не ниже 50.
8ид наружной отделки стенобых панелей - окраска полиВинилацетатныпи красками 
типа 8Л-/7.
3. Монтажные петли карнизных панелей Выполнять из горячекатаной арматурной стали 
марки 8 СтЗсп2 А -1  ГОСТ 5 1 8 1 -5 2 .
4. ^о монтажа установить В панелях для простенкоВ деревянные пробки для 
крепления окон.
5 . Стойки углоВые покрыть 2 раза масляной краской.
6. бее монтажны е узлы на схемах расположения стенобых панелей, обозначенные 
арабскити цифрами, приняты по серии 2 .8 3 0 -5 , Вып.1.
Монтажны е узлы, обозначенные буквами, см. на ласте 11. 
г Схемы расположения стеновых панелей по рядам А и 6 } осям 2,3, k см. н а  

листе 10.
8. Заполнение шВоВ между панелями см. серию 2 .8 3 0 -3 , Вып.1. 8  спецификации к схемам 
расположения стеновых панелей не учтены асбестоцементные плитки для сриксации гори- 
зонтальных швов.
9. Мастику ГОСТ1А791-79 применять В соответствии с инструкцией по её прим енению .

Ст.инж. I1

Гл.спец. Пилипчук ту~г.
Нач.отЕ М а й
run Глезин
//.контр. Антонычеба

,
П Ш ЬЦС

прибязан

Цн8.Н°

Т П  Ы 6 - 1 - Ш 6 - А С

Здание мойки 
тракторов и автомобилей
г с /п /> # ь / /To#e*e>f/6/eJ

Схемы расположения стенобых 
панелей по ряду 5  и оси 1

Стадия Л и ст ЛистоВ

ЦиТЭПсельхоъпроп
г.иВанобо

Копировал ТрупикоВа 2 S 3 W - 0 /  S & Формат А 2
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210

Р- Лн DR2

210 гг

!!П 
|( 11 ПС 19

пII
по 25

ПС18
м Л \II-------- 11

по 33 4 м -
1:!.

п с и _м_1,111

L

6000

Схема р а сп о л о ж е н и я  ст еной шх панелей  по р я д и  6

гю

С хем а  р а с п о л о ж е н и я  ст еновы х п а не л ей  по оси 4

0

С хе м а  р а с п о л о ж е н и я  ст е н о в ы х  п а н е л е й  по  оси 2

D о 4

£

Ж -

па
t = a -

ПС8 п
I

J J

п Сб

Л С 6

_л£Г
6 0 0 0

7 ^ 6 0 0

1 0 8 0 0

~ Ж "
0.00  о

6 0 0 о
У р .и л

OR2

ПС22

ПС21

ПС21

по21 по 21 6,000

6.400
_nT

3.600

по 25

_ л Е
1 8 0 0

по 36
0 .0 0 0  

\1 /У р .Ч.П.

С х е м а  р а с п о л о ж е н и я  с т е н о в ы х  пам елой п р о си  3

Ж _ по 4 6.000

па

ПС 7

Л С 5

ЛС5

Т 6 0 О О

" 7Щ о о _

/.8 0 0

" 7 F
0,000

Уряп.
6 0 0 0

С хем а р а с п о л о ж е н и я  ст е но вы х панелей п о р я д и  А

_  s  Ш  Вн — ■ 5 4 0 0

А
'1 „  Л С 4  Г  

|оо36 ло 3 6  I 3 .600
. Ан_

C
\j

с
 

^

ЦЛСЯГ1 |' ПС 9 ' ] ,л о 2
^ Г з .о о о

Ан

1 --------------------------------------------- н

| ПС2 !

1 1 
! л е з  I 
1 1 
1 1

Т  т о

1

То.ооо
У р л п .

6 0 0 0

К

Узлы ; о б о з н а ч е н н ы е  б уква м и , р а з р а б о т а н ы  н а  лист е Н, 
цисррани  -  оо серии 2 ,8 6 0 -6  вы п

Стмнж. Колиишкин
Т П  № - L - U . S 6 - k Cfficneu. Пилипчип

Начотд. Тигай
run Глезин

привязан Нлонтр. АнтонычеВа WU Здание мойки 
тракторов и автомобилей

fcm e t/A / * с г # е * ь //ь /е )

Стадия Лист Листов
Р 10

Схемы расположения стеновых 
панелей по рядап А и б, осян 2Д 4 ЦитэПселькозпроп

ъ.ивановоин8.Л°
Попировал Тру пиков a  о  f  f  &  Формат А 2
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3  ~ ^  подёрнут о

( Ь

8 ХА)

©

d>

<6

Крепление  к а р н и з н о й  ланели к  п о д я а р ни ъ н ои  п а н е л и

5 - 5

5 0 3 0

Крепление  карнизных панелей к. подкарнизнын панеляп Выполнять с понащьнэ 
элепенто8 по д ./0 ,12, / 5  /)ри толищине панелей 2 0 0  н н  для соединения  
панелей по краям приненять элепент  пае. 12, при т алш уне п а н е л е й  
3 0 0  п п  -  элемент поз. 13. Кат ет  ш в а -  8 п /ч . С П а р ны е  шВы п а
Г 0 С Т 5 2 6 к -  8 0 .

п р и в я зан

инв.м о
Стмнж. Ш и ш к и н Л у ч

Т П  S 16-Z -U .8S -A C
Гл.слеа. Пшшпчцп
Нач.ат д. Тигаи
ГШ) Гле&ин
Нлонтр. Антонычеба Ш л а й W M З д а н и е  н а и к и  

m panm opoB и аВ т ом об ил еи
Y г т р /у ь / л а г / / е  )

Стадия Лист Лист ов

р / /
Узлы A - U .  Кр епл ение кар ни зн о й  

панели л подкарнизной п а н е л и Ц иТЭ П сельхоьпроп
г.и б ано В о

Копировал ТрупияоВа г  -  о  j  / 7  Ф орпат  А 2



Ведопость расхода стали на дополнительные закладные изделия,кг

П арка элепент а

изделия за кл а дн ы е

Арпатура класса Прокат  п а р к и

всегоА-Ш ВСтЗпсб

Г0СТ5Ш-82 г о с т о м

/ 0 /2 //того Ш * 5 [/того

/Р 57.3 -3 ./ 0,48 0,48 2,02 2,92 3,40

1К63. 3 -2 ./ 0,48 0,48 2,92 2,92 3,40

1 К636-2.2 0,72 0,72 4,38 4,38 5,10

О бо зна че ни е П а р ка
Размеры, п п Рис. П а сса ,

кгL i L i

- А с и - т о /Р57.3-3./ 2700 5700 2 /2 8 0
•01 1К63.3-2.1 3300 6300 2 /420
-02 /Л 63.3*2.2 3300 6300 У /4 2 0

е
8 о

з:
«о

юо
с г

О бозначение Н аипенабание.
Рол. на исполнение Лриле-

чание- 01 02
Сборочные единииы

/ 1.825.1-2.1 100-25 Колонна 1К 57.3-3 < - -

ШЬ.1-2.1 /00-30 Колонна1К63.3-2 - / /
2 1А00-6/?6ВыпА Изделие закладное Н/-/3 2 2 3

Ст.инж. Колгушкин J & / 1-
Т П  8 1 6 -2 .-1 1 .8 6  -ACU- Ш О

Гл.спеи. Пилипчук
Нач.отд. Тигаи Колонна ( 1К51Ъ->3.1 ;

« в а э - г . / ;  
1565.5-2. г )

Стадия Нассо Масштаб
run Глезин

Р сп.табл -Н.контр, АнтонычеВа WfttuiJ

Лист 1 Л и сто в  /

ЦиТдПсельхозпроп
чМбанаЬо

Копировал ТрупикоВа ФорпатАд

И

Р и с ./ Рис.  2 Р и с . З

S J T 5 T T L
5960

^  Щ ^ т .  д _  г_

Ч: 4 ‘
:------- 393Q 1500 ст о _ (

з г
В __________ Е X ------------------1

2980 2980

3 с 3 с3— Я
./4 8 0 . /500 ,/5 0 0 . О Т О

Обозначение Парка Рис.

-д с и -б с /.о о /б с гб -гж /й м 1
-0 / /6СГ6-ЗЛ-/ЙТ-/ 2
-0 2 1SCT6-3A-IVT-? 3

Ведопость расхода Сталина дополнительные докладныеизделия,иг

А д е л и я  за кл а д н ы е

П арка элелента

Арпат ура класса Прокат  п о р ки

АглупА - В БСтЗкп2

Г0С Т518Ш ГОСТ 103-16

0 3 (/того -6*190 (/того

15Стб-2А'&Т-1 0,72 0,72 6,88 6,86 7,60

16C T6-3A-W -1 0 4 9 0,48 4,72 4,72 5,20

1 Ш 6 -З А -8 Т -2 0,96 Цвб 9,04 9,04 /0,0

J 1«О 1 Обозначение Н а и п е н о б а н и е
Кол. н а  исполнение Припе-

чание- 0 1 02
Сборочные е ди ни и ы

/ 1 6 5 2 . 1 - 1 0 / 8 0 . 1 - 1 - 0 1 балла 1 6 с т б -2 Ш т 1 — _

- 0 2 Валка 1Бст6-ЗА-&т — 1 /
2 1 .6 5 2 .1 - 1 0 /8 0 .2 - 1 0 0 изделие закладное П 6 г 2 2
3 Ш 2  U  1 0 1 8 0 .2 -1 1 0 Изделие закладное П6 г / 3

Ст.инж. Галгцш кин

Гл.спеи. Лилипчик Ж и Г
Нач.отд. Тигаи '
run Глезин т .
Н.контр. АнтонычеВа

Т П  & / 6 - Z - Z Z . 6  -A C U -6C 1.00

Б а л к а (1&СТ6-2А-8П-1; 
1Б С Т б -д А -& Т Ч -, 
1БСТ6- 3A-/VT-2)

т о

Лист VJucmod /

цигэПсельхозпроп
7.и6аноВо
Формат Ад



Ведомость р а с х о д а  стали н а  дополнительные закладны е изделиям

М а р к а  элемента

и зд е л и я  З а к л а д н ы е
Арматура

кл асса Прокат  м ар ки

ВсегоА-М Ь С т Ь кп2
ГОСТ5781-82 гост ю з -76 Г0СТ8509-71
Фю Цтого -Вт '8+по итого 170*6 Цтого

1 n r - 3 A - V T - a о, 4 о о,ЧО — о,9о о,$о — — 1,Зо
1 n r - U A - V T - a

1,28 1,28 0 ,!В 1,80 1,96 1,28 1,18 4,52
i n r - l + A - Ч Т - б

0  д о з н а ч е н и е (Л о р к а . Р и с .

- Аса-щ. 00 1 n r -3 A -V T - a /
- с / 1 n r - b A - V T - a 2

- 0 1 W r - 4 - A - v r -  6 3

о 2 .
О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е

Кол. н а  исполнение П р и м е -

I . о
"П 1 - 01 01 ч а н и е

Сборочные единицы

1 1M S .1-U /S Q . О Н 0 0 0 0 ’  0 6 Плит а ln r -Ъ А - VT / — _

-  0 7 Плит а /П Г - k A ’  VT — / /

2 /  8 6 5 .1 -4 1 8 0 .0 2 ’  O O IZO У з д е л и е  з а к л а д н о е  М б 1 2 2

3 -  0 0 1 ЪО И з д е л и е  з а к л а д н о е  М Т — 2 2

а

*§

£
о

С

Гл.спеи,
Ноч отд.

r u n
Н. контр

Лилипчмк
Та г ай

Г Лезин 
ё ***Н Ч Ч Н й гни

7/7 B16- L - L L B 6 -А с и -т .о о

П лит а (Щ г -З А -У Т -  а ;
in r -4A-VT- а ; 

i n r - M - V T - d )

Стадия М асса Масштаб

Р 2 2 5 0 -
Л и с т 1 1 Л и с т о в  1

Ц  и  ТЭЛ с е л ь х а з п р о п  
т. U В а н о  В о
ф о р м а т  АЗк o/u/poSoA К урочки на

Р и с .  /
р и с . гУ

i
s

Z
J

sА со»
ShV.

.

5 9 7 0 N - L

В е д о м о с т ь  р а с х о д а  с та л и  н а  дополнительны е закладны еизделия, к г

О б о з н а ч е н и е М а р к а Рис. М а с с а ,
К Г

М а р к а  элемента

и з д е л и я  з а к л а д н ы е

А р м а т у р а  к л а с с а П рокат  м а р к и

Всего-Й С И ’ Пб. 0 0 2 ПГ-2 А- VT- а 1 1Z30 е р - / Ь С т Ъ к п !

- 01 2П В й’ 2 А ’  \/Т’ а. 2 1 5 3 0 Г0СТ6727’80 ГОСТ ш - 7 5

Ф н Uroro ‘8 *н о Uroro
2ПГ-2А-  к г -а 0f1Q 0.10 1 , 8 0 U80 1,$о
2 H $4m2 A ’ VT’  а 0,05 0 ,05 0,90 0,90 0,95

!
£

gО«*>
•о Обозначение Наименование

Вол. на исполн. приме- 
чание— 0/

С б ороч н ы е единиц

1 1. 865.1’4/во.ОЗ’ 10000- оч Плита 2Пг- 2А - V7 1
1.869.i’ k/80.03’iao0O’ O4 Плита 1ПВЧ-2А-ЧТ j

_2_ 1.&6S1-U/B0.Q4- 00100 и з д е л и е  З а к л а д н о е  лля 2 4С* 9

Копировал К ур о ч ки н а  < ? S 3 9 s ^ o ~ ? ‘
Ф о р м а т  А ЗК 9
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1

1

Рас. i

Рис .2

1п1II1 i
I 5980 т _

11111

1, 5980

f t *  тД-- ^
то .юоо

Обозначение Парка Рис. Пасса,
КГ

-АСИ-ПС100 ПСА 60.Б.2011 1 960

-01 ППДВО122011 2 /900

изделия• закладны е

Арматура ш сса Прокат м а р ш

Парка элемента А -Ш В Cm3 ко 2 бсао
Г0СТ5781-82 ГОСТ /03-76 Г0СТ8509-72

0/0 Итого -8x40 -8к12П итого L63X6 итого

ПСД 60.6.20-7-1 0,88 0,88 _ _ — Щ Ш 2,72

ПСЛ 60.12.20-4 1,62 1,62 (\80 4,40 S?0 — — 6,72

S
% 8

Обозначение. Н а и м е н о в а н и е
Кол.наисполн. Приме-

чание- 01
Сборочные единицы

1 1.832.1-9.1.00/0000 Панель П С Д 60 .6 .20 -Т 1 -

1.832.1-9.1. 0010000-02 Панель ПОД 60.12.20-Т — /

г 1.832.1-9.2.0012000 Изделие закладное П1 - 4

1.030.1-1.1-3 35-01 Изделие закладное П11 2 -

Ст.инж. Колщшкин Т ^ т

//7. елец. Пилипччк
Нач.стд. Тигаи
run Глези н t W i*
Н.контр. АнтснычсВа Ш/ииЙ m m

ТП  &16-L-Z1.86 "ACU-ncf.OO
Ш

cttj
Панель (П С Д В 0.6Ш 1',

щ  ш .го-и)

т ъ Щ  H f w l

Р |сг//ла&г| 

Лист ХЛистоб 1
ЩЛЭПсельхозпрам

г.ибаноВо
Ronupodcui ТрупикоВа Формат А д

с

f
т

Рис. {

/4 9 0  Д5Р/ооо90 3050

Рис. £ Рос. 3

i ~ i i i 
1 1
ll- •"* г-1 |

о

5980

600

е в ___________ щ_ 3

1I
1Iи________________ ______

1
1
1|

\ £ _

н М  г  '
Ш “ — В -------------

600 
160 у

сг а .

до /460 ,, /600 /500 „ /460 ,ЬД0
г  П  f
[Q в о  о  01 ^ 3

Рас. 4 Рас. 5

1
11
1|

------------ «Г?-----

!

,6 0 0 г Р

j 7

2 %
/ —

т— « т *=М f e — з В ^

Обозначение Парка Рис.
-ACU-nck.QO nmo.n.mi 1

-0/ nWO.18.201-2 2
-02 ПСД60.18.20-Т-3 3
-оз ПСД60.18.2й-Н 4
-04 ПСйВО.а.201-5 5

Парка элемента

Изделия закладные

всего

Арматура класса Прокат марки
А-Ш В Cm3 кп 2

ГОСТ5781- 82 ГОСТ 103-76 ГОСТ8509-72

0/0 (/того -8* 40 -то Ф120 Итого L63x6 Итого

Кт .№ .20-Т-7 £,32 6,82 0,80 5,3 5 4,40 1055 ___ — /̂ 37

РСД60.1820-7-2 1,1k 1,1k 0,60 _ 3,30 3>90 ___ — 5,0k

ПСД 60.18.20-7-3 1,1k 1,1k 0,60 — 3,30 390 — — 5,01

ПОД 60.18.20-4 1,20 1,20 qw _ 2,20 2,60 ОД 0,92 Ж
ПСД60.18.20-Т-5 1,20 1,20 0,40 — 2,20 2,60 рог 0,92 47 2

i

1
а
I I

Обозначение Н аим енование
Сол. на исполн.- ACtl-flCk.OO- Приме - 

чание- 01 02 03 0k
Сборочные единицы

/ ш и .  9.1.0010000-08 Панель ПОД 60.18.20-7 / 1 1 1 1

Изделия закладные
г /.832./. 9.2.00/2000 П1 4 д 3 2 2
3 1.030.1- и -335-01 МП — — — 1 1

1.030.1-1.1-5 33-02 И15 5 - - - —

Ст.инж. Колгишкин /С у л t

Гл.спеи. Пилипчик ш —=*
Нач.отд. Гиг ай
run Глвзин j ( L
Нконтр. АнтонычеЗа Шш4 щ и

■

7 7 7  8 1 6 - L - I U 6  -ACU- П С Ш

Панель
(ПЦ60№0-ТЧ-ПСД60.18.20-Т-5)

| fjWv«№i Ш Я  ТСТТО/ГЯ 1

Р 2900 —

Лист \Листо6 /  I

Цигзпсельхоспрап 
г. Иваново

ВопиройалТрупилоВа ггзьг-оу гг? ФоpnamAi
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. ^Р ц  с . У

_5 9 3 0 _

Р а с . 2

1

Т?------- n

1
1ll

50 1500 /440 /440 /500 _50_

1я 1 11н  s c r ^  d i | 1  в ■1

Ра с . 5

T T V r  1

yvw
- 1

Р в ---------------------
9 w <5

Ри с . 5

Рас. 4

< = ------- s  а  1В______

1 8 4 4 7
1 /5 5 0  1 1 А Ф Л /4 4 0 ./5 5 0

/з4о /4 9 0  1 *0 0  . /5 0 0  у /4 9 0
Щ +  2 Г -

3  ~ У - = 1 — I — д з

Обозначение П арка Рас.

- А с и - п с н м ПСА60ЖЪП-Т-1 /
-0/ П Ш 0 Ж 5 0 .Т -2 2

-02 ПСД60./Я30 .г-л з
-03 /)U60.f«30.r-4 4
■04 ЛСД 60./&30.Г-5 5

Аарка э лепента

изделий закладные
Арматура класса Прокат гсаряа

А-Ш ВСтдкп2

Г0СТ578Ш ГОСТ /03-76
0/0 Итого •8x40 -8х/00•8х/200/паго

ПСА60Ж 30-7-/ 2,28 2,28 /,20 _ 6,60 7,80 /0,08
пш ом.ьо-т -г /,00 /,90 /,00 — 5,50 $50 8,40
ПСА60.18.30-Т-3 /,/4 /,/4 0,60 — 3,30 3,00 5,04
ПСА 60./8.3Q-7-4 /,/4 /,/4 0,60 — 3,30 3,00 $04
ПСА60.18 50-1-5 7,04 7,04 060 6,00 3,30 /0,80 /784

I
о
§о

•о
о

с :
О бозначение Н аи м е но ва ни е

Сол. на исполн.-Аа/жаоо. Opurte • 

чание— 0/ 02 03 04

Сборочные единииы

/ /.832./- 9./. 00/0000-// Панель ПСД60ЖЗО-Т / / / У У

изделии закладные
2 /.832. /-9.2.00/2000 Н / 6 5 3 3 3

/.03 0 ./-/ ./ -3 33 -0 3 Н16 - — — — 5

Ст.инж. Колгишкин

Гл.спеи. Пилипчик Ж ~
н о чт д . Тигай
т _____ Г т и н
Н.сонтр. АнгтунучеВа Ш *ииЦ 7.0Ш

Т П  5 f S - 2 . - l Z . 8 6  -A O J-ncH .O Q

Панель
[п ц ш .т -1 -ncAeojm-T-s)

Стадия Пасса Масштаб

Р 3900 -

Лист

-V.«О01

ЩЛЭП сельхозпрам
г. иданоВо

К опировал  Т р уш ко ва Формат АЗ

Рис.1

poo l. .6001г

Р и с . 2

!

сэ
2 а .

6 290 * /460  . /5 0 0  /500  ./460 . £30

3 3 1=J ш 1 о  гF I С
р о \  \  _ V  \  \ »

Р и с . 3

ж  т о /боо /sop т о  цЛО

И « О  ' I I  1 Г й ~ т | ^

Рис. 4 Р ис. 5 Р ас. 6

ii
iii i  ---------------------------

осо

6290 S l

в е с  а

.600 .

г _

300

Ведомость расхода стали на закладные изделия.кг

Марка элемента

изделия закладные

Арматура класса Прокат парки

ВсегоА-Ш &Стдкп2

ГОСТ 5781-82 Г0СГ103-16

010 итого -8x40 -8x100 -8х/20 Итого

ПСА 60.1830-Т-У4 1,1 и /,/4 0,60 - 3,30 3,90 $04

ПСА60.18.30-Т-У2 $28 6,28 0,20 $90 1,10 $20 /4,48

ПСА60.18.30-Т-УЗ 5,90 5,90 - 6,90 — 6,90 /2,80

ПСА60.18Ш1-УМ (/4 щ 0,60 — 3,30 3,90 $04

ПСА60.18Ж1-УП2 6,28 6,28 0,20 6,90 /,/0 8,20 /4,48
ПСА 60.18.ЪО-Т-УПЪ 5,90 5,00 - $90 - $90 /2,80

Обозначение П арка Рас.

- Аси-ПС/8.00 ПСА60.18.30-7-У1 /
‘ 01 ПСА60.18.30-Т-У2 2
-02 ПСА 60.1850-Т-УЗ 3

-03 ПСй60ЖЪй-Т-УП/ 4

-0 4 ПСА 60.18.50-Т-УП? 5

-05 ПСА60.18.50-7-УПЗ 5

о•5:
QOI
С
Iа
ео«о
э
л

I

,§8О
S

I 11 О б о зн а ч е н и е Н аим енование
Кол. на исполн.-АСЦ-ПС18.00- Приме-

чание- 0 / 02 03 04 0 5
Сбооочные единицы

/ 1.832.1-9.1.0020000-22 Панель ПСАШ&.Зй-Т-У / / / - - -

-23 Панель пелеолъо-т -уп - - - / / У

г /. 832./-9.2.00/2000 Изделие закладное А // 3 / - 3 У -

3 /.030./-/./-3  33-03 изделие закладное П /5 — 5 5 — 5 . 5

Стмнж. 1a

—ТГ---

Гл.спеи.. Пилипчик
Нач.отд. Тигай
run ГлезинI

АнтанычеВа 7.M*i

ТП  3/6 -2. - IL  .36 -АСЦ-ПС/8.00

Стадия Масса Масштаб
Панель
(ПСАШ-30-ЬУ1 - ПЦ60.1ИО-Т-УЗ; 
ПСД 60.18.30-ТтУП1-ПСД6О.18.Ъ0-7-УЛЗ)

Р ш о —

Лист 1 Листов /

ЦиТЭПсельхозпроп
г. иваноВо

РопироВал ТрупикоВа г / 2 9 / - я /  < ? /
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21

О б о з н а ч е н и е М а р к а Рис.

- A t u -псгч. оо ПСА 15.18.30’ Т- Ш 1

-0 1 /!СА1$.18.30.Т- ЧП1 2

Ведомость расхода стали н а  закладны е и з д е л и я , к г

U у д е л и в  з а к л а д н ы е

М а р ка  элемента
Арматура класса Прокат м а р к и

ВсегоА - Е ВСт Зкп2
ГОСТ$781- 82 ГОСТ ю з -76

Ф ю итого -8*40 -8*120 Uroro

Пса 15.18.30-7-01 1,14 U 4 0,60 3,30 5,90 5,04
ПСА15./В.ЗО-Т- УП1 1,14 1,14 0,60 3,30 3f 90 5 ,0 4

0

1
о*о«о I О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е

Кол. н а  исполн. п р и м е -
ч а н и е— 01

С б о р о ч н ы е  е д и н и ц ы

/ 1.832.1-9.1. Оюоооо- оч П анель пса 15.18. зо-т-у 1 -

- 0 5 Панель ncatf.i8 .3o-T-yn - 1

2 1 .8 3 2 .1 -9 .2 .0 0 1 2 0 0 0 Цэделие з а к л а д н о е  М 1 3 3

Ст.цннс. Калгушкин 7 К
Т П  H 6 - 1 - L W К  U -пс 2 4 .0 0

Гл. спец. Пилипчук
Нач.отд. Тигай зг* стадия Мосса Масштаб
ru n Глезин ж : Панель ( л с д  is . 1 8 .3 а- т- y i ;

Н.контр- АнтаныЧвВош г ?М& ПСД15.18.30-Т-УП1; Р
Harm

1Z00 

1 л,,*

Ц и  т 9Пс ел ьхоэпрон 
2 . и В а н а ё о

и

d u d  А Р и с .1 Р и с . 2 B u d  В

f

& и д  6

К

Рис. з

* Г

B u d  Г

О б о з н а ч е н и е М а р к а Рис.

-Аси-ПС 2 6 .0 0 ПСА 12.12.30-7 -1 1

-0 1 п с а  12.12.30-т-2- 2

-0Z п с а  12.12.30-т -  3 3

-0 3 ПСй 12. /2.30- Т-Ч ч

М ар ка  элемента

изо )елия з а к л а д н ы е

Арматура класса П р о к а т  м а р к и

Всего
А - Ж В С т З к п !

гост 5781-82 Г01-т 1 0 3 -7 6 ГОСТ8509-72
Ф 10 итого -3*4о •8*120 итого L63*6 Шаго

ПСД 12.12. ЗО -Т-1  
П С Д 12.1 2 .3 0 - Г -г

1,20 1,20 о,чо 2,20 2 ,6 0 а, 9 2 0 ,9 2 ч . п

П С Д  4 . 1 2 . 3 0 - 7 - 3  

П С Д  1 2 .1 2 .3 0 -7 -4
1,26 1*2.6 0,20 1*10 1.30 1,84 1,84 4 ,4 0

0
1 Зо

на
 |

К»
«§

О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е
Кол. н а  исполнения п р и м е -

ч а н и е- 01 02 03
с б о р о ч н ы е  единицы

1 1.832.1-9.1.01ЧОООО- 0 5 П а н е л ь  ПСД 1 2 .1 2 .3 0 - Т 1 1 1 1
и з д е л и й  З а к л а д н ы е

2 1.832.1-9.2. 0012000 М 1 2 2 1 1
3 tQ 30.1-1 .1-3  3 5 - 0 1 М 11 / 1 2 2

СГ‘ и н ж

Гл.спеи.
Hazard.
1 Ж
Н. Контр

К оА ГУшкин

Пилипчук
Тигаи
Га един

Антоныче&ь Я /ааф
ж

7 7 7  & / 6 - 1 - 1 2 . & 6  - А с и - п с г в . о о

П а н е л ь
[Пса 12.12.30-7-1 -nCAlZ.I2 .bO-T.tf )

Стадия

р

А ист

М а й я

510

Масштаб

l Jlucm oB  1

Ц и т р п  с е л ь х о з п р а м  
л и ё а н о ё оК о п и р о в а л  К у р о ч к и н Q — — I Г' рП Н О  °

^  Ф о р м а т  АЗ



60
0

Д л и н а  р а ъ & е р т к и  3 8 0  м м

Ст-иннс. Кол г ушкин

Гл. спей Пилипчук 'YlS,
Ноч.очд. Тигай

ru n Глезин
Н. Контр. АнтонычеА 7.РШ

ТП &16-2. -Ш 6 -ACU-МНШ
Мосс

8 ,6 0С л и В  МН1

\ Ш Ш  щ ш  ш ш ш

Г  2

ОЦ 6-ПИ-НО- 0б13В0*Зб00ГССТ/9М-7¥ 
ОН-КР-1 ГОСТ 14918- во

Лист \Л  и сто б ~7
цит зП се/) ьхозпром  

г. и б а н о в о

КопироВал Курочкина с р о р м а т А Ч

гг

rocT526U-8Q~ H1-h 6

_  \ Г ~£ мЛпм!------------(
а 2 /

, 60  t
2 6 0

б  и д  А

* <**
за 
г £10

•ъ0

1
о*
*

*>
§

О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Кол. Примечание

Д е т а л и

64 1 -Аси-чип.оо- 1 2

64 2 - 2 A-J-fb ГОСТ5781-62 В Ч 5 0 1

Ст инж
Гл.спеи.
Нач.отА
ru n

И. контр.

Колгуш Ким

Пилипчук
Тигай
Гл езин

АнтонычеВ

7ЙS 3 C

Ж
ш .

ТП  S /6 -Z  -ZZ.S6 -А си-т ю а

изделие соединительное чип

Стадия Мосса Масштаб
Р 0,68 и S

Лист *0О£и5»

ЦиТЗП сельхозпрон 
г. иёанобо

Konufoioh Курочкине срорпат  АЧ

1 2 0 0

Д л и н а  р а з Ё ё р т к и  1 8 0 0 и м

Ст. инж. Колгушш А пV
Гл. спец. Пилипчук T jfe r
Нач. от А Тигай л р ъ

Гип Глезин
Н. контр. Антанычеёо к*

ТП 8 /6 -Z -Z Z .86  -АСЦ-итло

ЕЯ9Я EZ3H3 ES23HJ
Днкер М Н З

А'1~12 гост 5781-82

1 ,60 1 :2 0

Аист I Листов 7
ЦЦ T9 П сел ьх озпрам

г. u B q h o Bo

К оп и р о в а л  К у р о ч к и н а ф орм ат  Ач

120

Ст. инж. Колгушкин А ? t_
Гл. спец. ПилипЧУК TJULT
РтотА Тигай j
run Глезин tfr-

иялшш ШШШШ hJSA Й!У;Я I

—

Т П  Ш - 1 - Ш 6  'АСЦ-МИ2.00

изделие стальное МН2

Полоса 6-1 8*2оо гостмз-76_ 
В СтЬ к п  2 ГОСТ535-79

и 51 1 :5

Л и с т  | Л ист оВ  1

Ц Ц Т Э П  се л ь х  озпром  
______ г. и В а н о В а

К о п и р о в а л  К у р о ч к и н а 2 * 3 4 * ~ ф о р м а т  А Н



А
ль

бо
м

 1

Обозначение М арка
Размеры, мм

Рис. Масса,
К СА Б

-A c u - p m i .o o РМ1 630 50 5 1 8,96

-о1 рм г 755 505 i 9,90

-02 РМЗ 1250 500 г 1438

1
£

т»
о«о

■п
t О б о зн а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е

Коп. н а  испалн. П р и м е ч и -
ние- 04 02

Д е т а л и

54 < ACU-PM 1.0D -  ^ II___  6x50x50x5 Г0С78509-12
* гояок В С г^кп г гост 635-75 2 2 г

г - о 4
____ Б-50хбОх5ГОСТ8509-72

УгаЛ0*  бСтЗкгЛ Гос7535-79------- 2 2 2

54 3 A C U 'P M I.O O  -  2 А ’ Ш -в  г о с т  5784-82 B *e s o i f 4 40

С в а р к у  п р о и з в о д и т ь  э л е к т р о д о м  т и п а  3 -V 2  Г О С Т 9 4 6 7 -7 5  
С в а р н ы е  ш в ы  п о  г о с т 526^-20.

инж . М усина Мсуб*^

Гл.слрц. Пилипчук' Ш
Нспатд. 7 игай

run Глезин J L _
Н.контр- АнтонычеВа адJ  -

Копировал Крайнова

Т П  S / 6 - L - 2 . 2 . . & 6

Р а м а Р М ( Р М -  РМЬ)

-лси-рмюо
Mdccd Масштаб-

р си.
табл. 4'. 40

Лист \ЛистоВ 1

ЦиТЭПсельхозпром
г. U 8 с/но So

Формат АЬ

г

О б о з н а ч е н и е М а р к а
мм

М ас с а , 
кг

-ACU- МН 4,оо МН4 150 0,42

-0 1 МН5 2 5 0 о т

- 0 2 МН6 4 0 0 И З

Ст.инж. Колгушкин

Т П  & 1 6 -  Z - 1 Z . 8 6  -Д си -м н4.о оГл.спец. Пилипчук у с -
Нач.отд. Т игай -------------- 1

Изделие соединительное 
МН ( М Н 4 - М Н 6 )

И!РЯ1;1 ПРНГИ ЕЭЯЯП
run Глезин Л -

Р табл. 1-.5Н.конт р. Днтонычебо a w

Л и с т  |Л и с то 6  1

Полоса емблоогосг.оз-76 Ц U ТЭ П сельходпром  
г. И в а н о в о

—

ВСтЗ кп2 ГОСТ535-13

Копировал К р а й н о в а Ф о р м а т Л 4-
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Лист Наименование Примечай.
/ Обшие данные
2 План н а  отметке 0,000.

Схемы систем В Зи 332

Д а н н ы е  n o  производст венном у вадопотребленито и  водоот ведению

h

1 !

Н аи м ен о ван и е

пот ребит еля

'3
*  |

а §  

£  1

П|>  чз

$ |
« О

В одопот реблениg Водоотведение Концентрация 
загр язнений  
сточных во д  
после локаль
ных очистных 
сооруф ений, 

м г/А

Примечание

§ i l l

Реф им
бодопотреб

ления

Ра
сх

од
 б

од
ы

на
 од

но
ю

 по
т

ре
би

те
ля

, ̂
/ч L/з  производствен

ного водопровода
Характерис
тика сточ
ных вод

Реф им
водоотве

д ения

в  произбадстбенА 
нию  кам ал и за- 
_____ иш о________

н %т. М % Н е " % г .
М %

± _

Пополнение оборот ной
системы водоснабж ения 1 / техн. 3 периодическ 0 ,3 0 ,3 0 ,3 0,1 — — — -_ — — ны епопри
Мытье авт ом обилей и ш ш м по оборот-

- т р о т р з б  --------------------- 6 2 А - техн. « 5 рабногирн. Л 5 _ л п . 1 Z S . 0 2 5 . — - & Т - Т о Н00 схеме

В едом ост ь р а б о ч и х  черт еф ей основного к о м п л е к т а

Наименование
системы

ботребнь/й 
С п о р н а  
ободе, м

Расч(

щ
1ТНЫ<1

м %
[Рас*
л/е

при по-
W ’

Уаанобненн.мощность
элекгродби-
гят елеркВт

Примечание

Ьодопоовод
производственные 6 0 .3 0 ,3 ОН
Оборотная сис-
тема мойки
авюмобйлей и
/тюакюооб___ ш . 1 2 5 0 ,3 5

-85Т
УсАоёнь/е обозначения:

Трубопровод очищ енной боды н а  м о й ку  автомо
билей и  т р акт о р о в .

-----------$32----------  Напорный трубопровод на  мойку авюмобйлей и
m p ai

орныи т ру( 
второе

Типовой проект  разработ ан в  соответствии с действую
щ ими порм ани и  правилам и и  предусмат ривает  меро
приятия обеспечиваю щ ие взры вную , взр ы в о -п о р ар - 
ную  и  п о п ар н ую  безопасность п р и  эксплуат ац ии

Главный инженер проект а В.и.Глезин

О б щ ие у к а з а н и я
1. исходными данньт ми д л я  разработ ки р а б о ч и х  черт еф еб я в 

ляются з а д а н и е  т ехнологического от дела и  архит ект урно-ст рои
т ел ь н ы е черт еф и.

2. П р и  при в я з ке  п р о е кт а  к  м ест ны м  у сл о в и я м  з  а  полнит ь
пропуски в  l J .

3. Р асчет  сист ем в о д о п р о в о д а  и  К а н а л и з а ц и и  п р о и зв ед ен  
в  соответствии со С Н иП Ц -З О -76 и /[-9 3 -7 Ч .

4. Сост ав стоков от м о й ки :
Нефтепродукты -8 0 0 **1  л ; 
взвеш енны е вещ ества -ЗОООМГ/л ;
СПАВ -  Ю омгр ( поступл ение OJA5-периодическое/ринойКедвшатеш!^

5. Очист ка стоков предусмат ривает ся н а  очистных со о р уж е
ни ях С хем а и  способ  очист ки реш аю т ся три привязке проект а К  
Местным условиям. Эсрсрект  очист ки ст о ко в долф ен составлять 
н е  м енее 9 7 ,6 % .
Содерф амие за гр я зн е н и й  в  очищ енной воде н е  долф но превышать: 

взвеш енны е вещ ест ва - 7 0 МГ/л ;  
неф т епродукт ы -2 0  мг/л .

6. М о й ка  авт ом обилей\ предназначенны х для перевозки среКаль- 
НЫХ ф и д  кост ей, ядовитых или инф ицированны х веществ, н е  допус
к а е т с я

7 Трубопроводы  сист ем ы  3 3  и  3 3 2  выполнить из ст альны х  
легких бодогазопроводны хнеоцинкованны хт рубпо ГОСТ3262-75)

си ст ем  6 3  и  3 3 1 -и з чугунны х водопроводны х трубпо ГОСТ958375.
8. Трубопроводы системы S 3  покрыть м асляной краско й  д вар аъ а.
9. О ч и щ е н н ая  в о д а  и з  во д о заб о р но й  кам ер ы  н а  м оечны е  

м аш и ны  п о д а е т с я  п р и  п о м о щ и  н а с о с о в \ вст р о енны х  
в  м оечны е м а ш и н ы  и  г и б ко ю  ш л а н г а .

В едом ост ь ссылочных и  п р и л а г а е м ы х  до ки м ент о в

Обозначены

Ч 9 0 4 -6 9

Т П 8 1 6 -2 -2 2 Ш К .С О
ТП816-2-22.86-36 ЗМ

Н а и м е н о в а н и е Примечание

Ссылочные доКинент ь/
Детали крепления санитарно-техни
ческих приборов и  трубопроводов

Прилагаемые докименты
С п ец и ф и кац и я  о б о р у д о в а н и я
В едом ость_потребностц 6  ма т е- .
р и а л а м

ЦиТЭПсельхозпром  
: и в а  ново

Попировал Сорокинагт зи-от  г е  формат J  2
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П л а н  н а  о т м е т к е  0 ,0 0 0

Ijjjj ~ ^ " ,в— |У |/

Ф вя . ЛВооос доонаа /  I 
---------- /  Канав а  /  1
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^ --------------------f t b * £ L
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Чгоо

Д ,  ^  J t M  A f
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Ная icohep q

©

3 ООО

К моечным п а ш и н а м  
ф ! 5

Поворотный коподец
3 3 /

jfbMOJi

f
I

О ч и ст н ы е с о о р у ж е н и я
г

Перелив на и трубопровод Ф150 
“  наружную  сеть канализации

7777 ^ 0 ,0  0 3 77777

\Ф гоо р

, За во ъабориая /Солодей
К а м е р а  Ymin Н 5 м 3 / поборотныСК

От очистных сооружение!/ Ф2 0 0

В 52 Э кспликация помещений

£§
S '

4
Наименование

Кат егория
производства
по Взрывной,
взры во-по-псарной ипожарной
опасности

i Помещение моими Аг Машинное отделение В
3 В е н т ка н е р а Д
4 Электро щ и т о ёая Л

Системы К З  и  3 3 /  приВ едены  В п р о е к т е  услоВ но  
и  Ъ удут  р а э р а б а т ы  В ат ься при Вы Вор г очистных 
со о р у ж е н и и  и  п р и  В язке ш ипоВьн п р о ект о в  к  
м ест ны м  услоВ иям .

Вед.цнж] 
Р чк.грчп,

М адчш к ин
]  Соловьева L je o u d W w

ш ш ш з ш п
i r \ 8 f 6 - Z - l U 6 - W

Привязан

] Щ Г н $

Н.контр.
r u n

ЯнюнычеЬо
Глеъин

Ф А
ж

Ш Л
Здание мобки 

Т Р Р Я Ш ?  u J m ^ e u
Планнасппетке 0,000. 
систем 83 u В32

Схемы

Ciadun Лист ЛиетоВ

ЦИТЗПсельхозпроя 
?. и б а н о В о

г / з * / - о /  8 7 К о п и р о Ё а п  J e o H t n b t i a формат Й2



j
Позиция

Наименование и техническая характеристика оборудования 
и материалоб

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, 
фирма)

Тил, марка 
обору дова- 
ниа. Обоз
начение до
кумента и 11° 
опросного 
л и с т а

Единица
измерения Код за бода- 

изготови
т е л я

Код обору
дования: н а - 
т ер и ал а

Цена  
единицы, 
тыс. руб.

Коли-
честВо

П асса
единицы
обору
дования.
КГ

Н а-
име-
найа-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 ? 8 9 I0
О борудование и материалы поставляемые заказчикам

Водопровод производственны й

I С ч е т ч и к  крыльчаты й колодной воды Ш  15 Ш Т. 7 5 6 4 г  и г / /
ГОСТ 6019 -7 3

2 Манометр к л а с с  го ч н о с ти - I j  диаметр кор пуса. 100мм;Ру=0,ЧМПо ГОСТ 86S5-77E ил. 7 96 42 1213 1302 / 0 ,9

д Вентиль зап орны й п у с р т о В ы й  Ф /5 f 5ч 8 р шт. 795 37 г г / /  шов о 3 0 ,75
Кат алог Ц Ш

О б о р о т н а я  с и с т е м а  Водоснодэкения
/ В е н т и л ь  з а п о р н ы й  м у ф т о в ы й  <$15 15ч 8 р шт. 196 2 0,75

Каталог ЦКВЙ
г И р а н  п о л и в о ч н ы й ,  к о м п а  : к о ш . 671 4

а )  вент иль з а п о р н ы й  м у ф т о в ы й  Ф / 5 < 5 ф ш т . 7 9 6 Ы г г п  lo o se / 0,75
Каталог ЦКВЙ

6 )  Г а й к а  с о е д и н и т е л ь н а я  ф / 5 ГОСТ 8 9 5 9 - 1 6 шт. 1 96 п  6 2 0 0 / 0,50

!

I

I
I
*>6

H j On2.Ho

Прибяван

Вед.инм. 
Рчкгрчп.
fn.cn ей

Ладчшкин

HaH.oid.
Г ЦП

СолаВьеВа
Юматоё
Ш л япкин
Глезин

№ М

ш л Т П  ВК.СО

Спецификация
о б о р у д о в а н и я

Стадия Л ист  \Пистоб
р i__ La ___

ЦиТЗПсепьхазпром 
г М В ан оВ о

К о п и л о  6сг/г Л е о н т ь е В о Ф о р м а т  ДЗ

Позиция
Наименобаниеи техническая характеристика оборудования  

U м а т е р и а л о в
Завод-изготовитель (д л я  импортного оборудования- страна,

Tun, марка 
оборудова
ния . Обоз
начение до
кумента и !(° 
опросного  
л и с т а

Единица
измерения Код зав од а- 

и зготов и 
т е л я

Код обору
дования, м а
т е р и а л а

Ц е н а  
единицы , 
тыс. руб.

Коли
чество

Пасса
единицы
обору
дования,
кг

На
ин е -  
нооа- 
ни е

Под.

1 2 3 4 5 6 7 8 3 in
О З о р ч д о в а н и е  поставляемое подрядчиком

В оЗопоовод производ ственны й
L Трубопровод U3 стальны х Йодогазопроводны х черных легких

ТРУ<5 п о  ГОСТ 3 2 6 2 -  75  Ф /5 м 0 0 6 /3  8 S Q I 10 ,0 / 1 / 9

г Трубопровод и з  чугунных напорных труб по ГОСТ 9 5 83-75  Ф 65 м 0 0 6 /4  б ю о 5 , 0 13,9

4

Оборотная сист ема В о д о с н а б ж е н и я

L Трцйопроёод из  чугунны х н а п о р н ы г трчй по ГОСТ 95S3-1SP20Q м 0 0 6 / 4  6 io o 2 6 , 0 У 8 ,8

Z Трубопровод из ст альны х л е г к и х  В о д о г а з о п р о в о д н ы х
Ч е р н ы х  m p y d  п о  ГОСП7 3 2 6 2 - 7 5  ф /5 м 0 0 6 4 5 ,0

3 М о л о д е ц  ф ГООО Я - / , 8  м  и з  с б о р н ы х  Ж елезобет онны х
з л е м е н т о В  п о  гост 8 0 2 0 -8 0 ш т . 7 9 6 /

4 1 /з о л я ц и я  т р у б о п р о в о д о в  ф / 5 И 0 0 6 6 , 0
а !  п ц  - w a .  i s o  ш л о  п о  гост 2 3 2 0 8 - 8 З мъ 1/3 0 ,0 6 3
а )  а п е н п о т н а н ь  Т У  6  -  И -  Г 3 5 -  7 9 м * 0 5 S 2 А  5

Прибязан

П н ё м *
к о п и р о в а л  Леонт Ье&сГ

Т П  & 1 6 - 2 . - I Z . 8 6 -Ь И .С О

Лист

Ф орн ат йЗ
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План- с х е м а

1
листЗ

M iЛйсШ ...§  у Ь ) ~ ~

§2

Г й \  ч

ввод теплосе- Л1 /  пг*4 
листЗ /̂ййстЗ лист 2

( Г М 18000___1
©  й . ®  ©  , 0

Ведомость раоочих чертежей основного комплент я

ВедопЪсть ссылочных и прилагаемых дончментав

Типовой проект розработан 6 соответствии с деСТ- 
ствующими нормами и правилами и прейу см alp и Воет ме
роприятия, ооеспечибающиевзрывную, взрывопожарную 
и nortQpHyw^esonoeHOCTb при эксплуатации здания. 
Главный инженер проекта 61/ /лезин

Характеристика отопитеяько- вентиляционных си с те м

О боз
н а ч е 
н и е
с и с 
темы

Кол.
си
стем

Наименование 
о б с л у ж и в а е м о г о  

помещенияСтехнологи 
цеского о б о р уд о ва
н и я )  Г7

Тип
у с т а 

н о в к и

B e t 3 с 30 3 О D Зл ект о о д Ь и гат еп ь Возе?ЧХО пель

П рим ечаниеТип. 
и сполнПОUCKP0- 5 отите

Н°-
Схема
исполнен

ло-ло-
>ке-
ние

ц
мЗ/Ч

р.па
(кге'
Пг1

п,
Об/

ItWH

Тип, исполне.

по  ?зрыВоза- 
щ и т е

N»
к,т Р»00/

/мин
Тип

Кол.
Т-ро на- 
гвебо.'С Расход

тепло,
Гкксот/ч)

Др.Па
Й1)ОТ до

п 1 1 П о м е щ е н и е
MOUfCU

дг.5100-2 В-ЦЧ-70 г, s 1 Про* 1520 6Q8
Тег) 2800 чяябзвг - 0,55 £800 К8СС-П1 8 1 5 40 Л?язо1. Ш

Ш круглосуточно

п? 1 ЯЧ09Б-2 в-ичле i f 1 про* 200 0 № (310 ч я ш < г 0,55 (370 ш ш 9 f -30 45 5Q2-42-
Счзгоо)

24,Ъ
ш Работаете 

рабочую сценуВ/
Зкрч.ооes.e.oi» и - гооо 920 ЦЯЯ63В6У2_ 0,25 920 — — — — — —

Лист НаименоВание При м е ч .

1 О б и л и е  д а н н ы е

План систем отопления и ВенТилянииСхемы систем от опления

теплоснабжения ус7ано6охП1.пг.&еншяиииП{ Пг.В1.8Е1.ТВ1; и m П

3 Установки систем П(,П2.В(. Разрезы. Узлы

О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е П р и м е ч.

1.Ч9Ч-8 РешеткиёозЗчхоприточные тип РР
П оилагаемы е документы

T n a e - i- m s - Q b . tQ Спецификация оборудования систем
о топл ения  и вентиляции

T n m - L - i z M -ъъ  в м В едо мость потребности 8 материалат
тп S iB -z -n s s - ш - т Конст рукция изоляции трибопроВодоВ.

О бщ ий Вид

0 сковные показатели по чертежам отопления и вентиляции

О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е П рим еч .

Ссылочные документы

5 .9  ОЧ-Ю Узлы прохода вентиляционных вытяжных
шахт через покрытия пронышленныхЗЭании

4.9 0 4 -2 5 П одст авки  под колориереры
Ч. 9 0 4 -6 9 Д ет али крепления санит арно-техни-

чес ки к  поибооов и т р у б о п р о в о д о в
/.4 9 9 .3 2

-----------Т------Г-------- —f—»------Г -----------------
Зонты  и дефлекторы Вентиляиионныхсиае■#

S. 9 0 4 -4 Ивер и и люки для вентиляционных ка м е р
4 .9 0 3 -1 0 изделия и детали т рубопроводов

для т е п л о в ы х  сет ей
в ы п у с к  3, Установка контрольно- смертельных прибор .
Выпуск 8 Грязевики
S.90U-(, 8ы п у с к1 Летали крепления воздуховодов Рабочиечертт
S. 904-S Гибкие Вставки дляуенгро?еыных вентиляторов
5 .9 0 3 * / Узлы обвязки регулирующих клапанов на тру donpo

водокттоснодшения калориферных установок
5.90Ч-Э Огротдениянспреботельных npudopob для по

мещении категорий Я, о, В и Б
2.190-illS Узлы и детали инженерного оборудования

зкилых и общественных зданий для
Выпчск2 сельского строительство, вентиляция
IM 69 -? Покрытия зданий с крыи/ныпи Вентиля торами 

для иесФонарнь/х здании и здании с зенитным Фонами
Рабочиечерте/ни комплектующих me/ели и ' 
для установки Вентиляторов

Наименование
здания

(сооружения),
пом ещ ения

Объем
А13

Периоды
года

t n T c

Р асход  т е п л а , Зт (ккаа / ч )
Расход
холода,
(ккап/^

Устано 
о лен. 
МОЩИ.
sL ot,
кВт

На
отопле
ние

вентиля.
ц и ю

Н а
горячее 
во доена 
б ж е н и е

О бщ ий

Помещение
м о й к и •9 5 г

“ 50
(7945,П5ЧЗОТ ?чзгоо1 — 1 Ж — 1,35

Зспомогатепьньп
п о м е щ е н и я “ ВО IQ.II Г .  гвт ао) — С879Р? — —

и а щ ц *  р_ и с х о д н ы м  д а н н ы м и  д л я  р а з р а б о т к и  р а б о ч и х  ч е р т е ж е й  о т о п л е н и я  и  
оентилтщии ядлянэтся технологическое за д ан и е  и  ст роит ельны е ч с р т  е ы си .

При м о н т а ж е  трэдомроВодов предусмотреть закладные канет -  
р у кц и и  для у с т а н о в к и  приборов  к и п  6 с о о т в е т с т в и и  с рабочи
м и ч е р т е ж а м и  о с н о в н о го  ко м п л е кт а  м а р к и  й о в .

Мон m a w  и пусконаладочные работы систем отопления и&енти- 
ля ц и и  Выполнить в соответствии стребоВаниямийНиПЛГ’2 8 -7 5  
„ Санитарно-техническое оборудование зданий и с о о р у ж е н и й  и. 
Окраску воздуховодов, трубопроводов, радиаторов, капорисрерйВ  
Выполнить S соответствии с архит ект урно- строительными реше
ниями по Sну трен ней отделке помещений с нормальным и влажным реши- 
цом по СИ и дЦ-2 8-73„ Защита строительных конструкций от коррозии* 

Крепление трубопроводов ирадиатороВ Выполнить по серии 
4.904-69, крепление ВоздухоВодоВ- по серии S.904- I.

трудопроВоды, прокладываемые В подпольном канал е, трубопраВо 
ды системы теплоснабжения колорисрероВ’ коллект оры ит п  
(индивидуальныйтеплобойпункт)  изолировать шнуром и полуци
линдрами теплоизоляционными толщиной слоя йОмм с покровным 
слоем  и з с т е к л о т к а н и .

ентиляциияоляются технологическое зааание и строительные ч е р т е ж и . т а ' Р л * .
Р а б о ч и е  черт  ежи по  отоплению и Вентиляции Выполнены 6 со от- * РУ Оопроооо технологического оыароса изолировать плитами тешиьо-

ВетстВии с требоВамиямиСНиn J -3 3 - l5„ Отопление, Вентиляция йяционныттолщиной слоя 9ймп с покроВным слоем из стали тонколистовой.
и кондиционирование Воздуха. Нагревательные приборы В помещении с категорией производства

категории производства помещений приняты по технологического/ заданию. В установить на too мм от стен, а  экран н а  100мм от нагреватель
ного прибора .

Р - ________ J i Pрасчет н ая температура1Рн с-ЪП°С(отоплений ^;-19°с[Вентиляция); 
продолжительность отопительного периода 232 д ня ; 
средняя температура отопительного периода минус 6,2°е.

Р ас ч ет н ая  температураВнутреннего Воздуха В холодный период 
г о д а  п р и н я т а :
-  в помещении мойки Внерабочее Время 5°С, В рабочее Время 18°С;
-  в остальных помещ ениях  5°С.

В качест ве теплоносителя принят аВ одас температурой /5 0 -7 Л  
для систем отопления и В ент иляции .

Гнц т ы е участки трубопроводов, участ ки соединений с армату
рой отопительных прибароВ и  калорисрероВ н а  резьбе Выполнить из 
труб по ГОСТ 3 2 6 2 - 7 S, ост  альны е трубопроводы-  из т руб по
ГОст 10704-76 .

изготовление металлических ВоздухоВодоВ и унифицированных д е 
т а л е й  8  произВодстВенньрс помещ ениях Выполнить В соответствии 
с  инструкцией  0СН353-75  

I МИСС СССР

Перед изоляцией Выполнить антикоррозионное покрытие трубопро
водов по СНи ЛГ-Г./0-73,, Тепловые сети"

Потери давления В системе отопления 970Па(93кГс1мг).
После окончания рабочей смены отключить ел.д6исатель 
приточной уотаноВки /7 Z с/ закры т ь утепленный кл ап ан  
{поз. /72.7)-
Переду началомработь/ проигёесто операции б  обрат ом  

Ш и Б я з а н  " —

Г 17 g /6 - Z - Z Z .S S  - 0 8

З д ан и е м о й ки  гп р акт о р о в  йЗЁЯВ.

Общие д а н н ы е

Лист Листов

ЦиТЭПсеаьшпраг 
г. ивам обо

г / з Ь у - о ?  a s  П о п и р о в а л  Л е о н т ь е в а  ф о р м а т  Й 2



У прибора отопления электрощитоЬои кран для спуска ёолдуха  

уст ановить  6 паииинноп отделении.

листъ

инж. Кцъина TMiU*tA. Z.___
W  & 1 6 - L - L L M  - O f lРцк.гр. Крылов

Гл.спеи. Князева т %
Нач.отд. польеин . Pciosfi
Н.яонтр. АнтонычеВа ч/н *Г m u

прибяъан ru n Глезин Здание п о О ки  т р а к т о р о в ставия Лист Листов

Р 2

Ы н  систеп отопления и вентиляции 
иены систеп отомения, тшоснавшет 
ycmOHoSoRPi П 1,Ьенш т иШ 1Ы Ш Ш т

Ц ит эп сельхозпром  
г.ибановоШ Е Л *

Копировал Трупиюбс\& 3 4 s ~ o / з о  Формат Аг
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План В /

1.469-7
h o * i

марка,
поь. Н аим еноёание Н аим еноВ ание Кол. Масса

ед.,кг
Примеч.

A L -

61.1 Вентспилсский Вентилятор крысиный
Вентиляторный центробежный

ьаВод Ькр 4. 0 0 1 3 .6 0 /9 / с элект -
родВигателен ЧЙЙ63В6У2
0,15 кВт, 910 об/мин 1 5/,ъ

Ириёяьан

~ймЬ.№

Спецификация отопительно-Вентиляционных установок П 1,П 2,6/

Марка,
поь.

Обоьначение НаименоВание Кол. Масса
ед.,кг

Примеч.

П /

П/.1 Учреждение Aweiam Вентиляторный
Чю-чоо/ч IIа 1 11

а.Вентилятор иентро-
бедный 6-U 4-10 M lS
исполнение /г полофе-
ние ПрО°
6. ЭлектродВиютель
4ЙЙ63В2, 0,55кВт.
2 & 00об/мин

пи T i l l -  5 1 и -& ч Колорисрер стальной
пластинчатый КВС66-
ПУЗ. F -/1 9 1 H 1 1 5 5

т.ъ S. 904-5 , 6 6 - / 7 ВстаВка т ипа ВВ 1

па 5 .9 04 -5 . 6 Н -/0 ВстаВка типа ВН /
П /.5 Н. 904-25 11411

¥
П/.6 1 . 190 -tfrl, Еып.1 Решетка фалюьийная 301 4

Ж.
пи Учреждение fkpeiam  Вентиляторный

ЧЮ - чоо/ч Й4095-2, комплект: 1 SS
О. Вентилятор центробеф•
ный В-Ц4-70 лг 4, исполне-
н ие /, полофениеПрО°
6. ЗлектродВигатель
4Я7/ЙЧ. 0,5$кЬт, m o is /нш

пи T 9 L I - 5 7 2 / - M Калорисрер стальной
пластинчатый КВ Б 96-
ПЧЗ, F --U .L IM 1 1 И/

т.ъ 5.904-5, 6 6 - /9 ВстаВка типа ВВ 1
П1.Ч 5.904-5, 6 Н -/1 ВстаВка т ипа ВН 1
П 15 4. 904-15 ПодстаВка под калорисрер 4

4
П 1.6 5.90Ч-Ч А У с /,1 5 *0 ,5 А Верь утепленная /

/72.7 1 . /9 0 - / /П ,  Вып.1 Клапан утепленный
600*600 L

инЖ.
Руклр_
Гл.спеи
Немоте
Нкантр. Ьетоныче&з

княъеёа *
ПОЛЬШИ ■'<Л*л'Ц- Ъ-ыЬ

run Плети

Копировал

Т П  & 1 6 -L -U M  -об

З д а н и е  м о й ки  т ракт о-
р о б « м 1 „лу8т ю р Ш . Ы

Стадия Лист ЛистоВ_
Р 3

Установка систем П1, n t f i l .  Ч иТЭПсельхозпро» 
Разрезы. Чъаы I г. иёаноЕо

Л ц к й ч е ё а г /ж - о /  з /  ФорматAL



Типовой П Р О Е К Т

Ш - 2 - Ш В

З д а н и е  м а й к и  т р д к т о

Р О Б  И  А Ь Т О М □ Б И А Е  И

А к ь б п м  i

ЗсКИЗНЫ Е ЧЕРТЕЖИ ОБЩИХ ВИДОВ 

НЕТИПОВЫХ КОНСТРУКЦИИ

о

J

I

7/рибязан

к о п и р о в а л  Л и к и ч р А д Формат АЧ

Обозначение

ОЬН 4 0 , 0 0

НаименоВание

конструкция изоляции трибопро-
ВодоВ. Общий Вид

Примечание

ЛнН

л.спец.
Нач.отд
Н.контр Й>
run

К у з и н а^.
К р т о ё _
Кн язеВа.
Полыин
}нтонынео.а.

2о.р&

Глезин_

'9.6Ж

1t У ч и

ТП 8 f6 -2 .- lZ .8 S
СтадияЩст. WcmL

Содержание

Копировал Лихачева

и | 2

ЦиТЭПсельхозпром 
7. иВаноВо

Формат АН

Поз. Н аим еноВ ание

1 Цзоляция горизонтальных трубопроВодо!

1 изоляция арматуры [Вентили, ъадВифки)

3 изоляция срланцеВых соединении

4 изоляция троймикоВ

5 изоляция отВодоВ

Наименование
изолируемою

ичаст ка

Наружный
диаметр.

мм

Температу- 
ра тепл оно 
сит еляХ

Способу
прокладки
трибопро»

Наименее.
теплоизоля
ционноюслоя

Наименоба 
ние покроб. 
ною слоя

Наименоб 
антикорро
зионного по
крытия

Способ креп. 
ления тепло- 
изоляционно
го слоя

Подаю щ ий
10-50

150 Внутри
здания

Шнир теп- юиЩяцион 
чыиТЗб- 
1695-79 С 
S-30MM

Стекло
ткань

Краска

0СТ&н]&-7$
6 1 слоя 

по грун - 
тоВке
rep. О Н  
ГОСТ 15119-
-п

Прооолокц
0,10-4
гостзт-74

трубопроВод
Полуци
линдры 
теплоизо
ляционные, 
из ним оа ты 
ЮГ0СП32ШЗ 
с толщиной 
слоя 40мм

тче-и-
05-79

Лентц 
м -0, 7x20  
ГОСТ3560-73

Обратный W-50 70
шнир тепло 
иьоляцитыи 
Т4364695-70. 
с толщиной 
слоя 30мм

ПроЗолока
0,3 -0 -4  
ГОСТ3112-74

трубопроВод Полщилин- 
дрытепло- 
изоляиион- 
чыеиънин. 
Ьатьi потгзшыз 
с лрш /и- 
нои слоя 

40мм

Лента
M -OJ*lO  

ГОСТ3560-75

OmSod крутро- 
иъогнитыи

Шнур тепло- 
изоляцией-uuiti т№»

Проболока 
0,3-0-4  
Г0С73г$2-74Фланец

HalU /700
■ 1695-79 С ,/пплимиои

Тройник
fnW*4Afberiv\4
СЛОЯ 30 мм

ТрубопроВод ZOO 1 0 0

Плиты тепло- изоляционно 
ГОСТ957У  С толщиной 
СЛОЯ 60MM

Сталь/понко. лиетобая 
ГОСТ1990Ч-ТЧ -



Позиция
Наименование, и техническая характеристика оборудования 

и материалов
довод-изготовитель (для импортного оборудования - cmpaHQj 

фирма)

Tun, парка  
оборудава- 
ни я. Обоз
начение до
кумента и л/° 
опросного 
листа

Единица
измерения Код завода 

иыотови - 
теля

Код обору- 
давания , м а
териала -

йена
единицы,
тыс,руб.

Коли
чество

Масса 
единицы  
обору
дования'
КГ

На*
име
нова
ние

Код

{ г д 4 5 6 7 д 3 / 0

Обооидование и патеоиалы. поставляемые заказчиком___________  ГЗ ...  ■ г  — ------- ■------------
Отопление

16кч 18п шт. 7 96 57 3211 г

Каталог ЦКБА
ТкплапнпБжрнир. уст а но во к  сист ем

15кч18п шт. 196 ,37 3211 6

Каталог ЦКБА
6.903-1HJ3С/1 UUOHOKU pciUnUVynJUJLtZCU S/IUI lUrtiU_____________________ __________

У Р -15 /15 OPRl.OO.OO шт. 7 96 1

у р н 5 !20 OPR 1.00.00-01 шт. 7 96 1

% УпппПи Г\ОЭ 1 mi lhf\l 11111°1 Л Э/TPOflflfW IUP ПО///МЗЛ/ШПип pecUnUpUrOUJ.UU С onc^nipu4C U S.uii-----------------------------------------------------
г в ч зь в н ж шт. 196 г

индивидуальный тепловой п у н к т _________
i f  Aumi г/1к тлллики"/ Mt trc\rr\fSnsu*I А /Л 15кч18п шт. 196 37 3211 г

Каталог ЦКБА

Фго {5 кч  idn шт. 196 37 32 U 4 1

Каталог ЦКБА
iAoumi/лк аллппь/k i/V nsnnui roAsit) cbPS 1Бкч19п ш т . 196 37 3211 2 -

Каталог ЦКБА

Ц н М й

П ривязан

инж. Кузина fft/Зичд̂ 7
Рчк.гр. Крылов ж ТдШзГл.спёц.
Нач.опй.

Князева 
Полыин « Шо-сА

И- контр Рнтпныяе& . * 4 г - м и
ru n Глеьин /у -

1П 8 / 6 - i - lZ . S 6  -06.C0
СтаеЩ Лист листовС пециф икация оборудования 

сист ем отопления и венти.

пяц и и

1
ЦиТдПсельхозпром 

гМ ваново  
Формат А дКопировал Трупикова

Позиция
Наименование и техническая характеристика оборудования 

и материалов
Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, 

фирма)

Тип, парка  
оборудова * 
ния. Обоз
начение до
кумента и 
опросного 
листа

единица
измерения Код завода  

изготови*
теля

Код обору
дования, мате, 
риала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса 
единицы 
обору* 
дования

КГ
Но* 
име* 
нова- 
ние

Код

1 г д 4 5 6 7 8 9 / 0

зВентиль запорны й срланцеВый ФЬО 15с27нж1 шт. 7 96 2

Каталог ЦКБА

фодомер кры льчат ы й ТУ 25 ‘ 0282 у в к г -з г шт. 79 6 421321 1

в е н т и л я ц и я

iKc/ю риф ер ст альной п л а ст ин ча т ы й  ТУ22-5721-8Ь КвСбБ 'П Уд шт. 196 48 6351 1

гХалорисрер ст альной пласт инчат ы й ТУ 22-5121-8k КББ9Б-ПУ5 шт. 7 96 48 6351 1

зАгрегат в е нт ил я т о р ны й  ком плект но  с виброизолят ооам и: A2.51Q0-2 комм. 611 48 6121 1

а. вентилятор цент рабежныи> исполнение 1 полож ение П ро0 В - U 4 -70V 45 шт. 796 1

L -- 1520гр/ч Pv -- 6 0 8 По (6 2 стг/п*)
б.длектродвигатель 0.55 квт, 2800 об/мин Ш 6 3 Б 2 шт. 7 96 1

чАгрегат вентиляторный комплектно с виброизолят орами: А 4095-2 коппл. 671 486121 /

а. вентилятор центробежный} исполнение1 положение Пр0° B-U 4 -7 0 -Л шт . 796 1

1 --гОООнЧч Pv-- 431 Па (44 Rrt/rp)
б.длектродвигатель 0.56 квт } 1570 об/мин Ь йП яи шт. 796 1

звентилятор кры ш ны й центробежный й : 2000нУч с Ш  0025.60191 Компл. 611 48 6171 1

электродвигателем 920 од/нин^ 0.25квт 4АА63В6У2

Привязан

ШВ. А/°
ТП & 1 6 - L - L L & 6 - Q6.CQ

(Ш и
г

Копировал Тоипикова Формат Ад



i

>>
$C3

43
4)«5

Позиция
Н а и м е н о в а н и е  и  т ехническая  х а р а к т е р и с т и к а  о бор удов а

н и я  и  м а т е р и а л о в
З ав о д -и З го т о в и т ел ь[ д л я  им порт ного о б о р у д а в а н и я -с т р о н а , 

с р и р м  а  )

Тип , м а р к а  
о б о р у д о 

в ани я. о б о з 
н а ч е н и е  до 
кум ент а и ы* 
о п р о с н о г о  

Л и с т а

Е д и н и ц а
и зм ер ен и я Г К од З а в о д а  

з г о т о  Bu
rn е л  Я

в о д  обору
дования, м а  

т е  р и а л  а

Ц е н а  
• единиць 

тыс. руб

К а л и 
он чествс

М а с с а  
единиць  

1 о б о р у 
д о в а н и е  

к г

t

;
Н а -  

- и м е  
н о в а  

ние

■ К о д
■ L

1 2 3 1+ 5 6 7 8 9 10

О б о р у д о в а н и е  и  м а т е р и а л ы , пост авляемые ппаряЗиш сам

О т о п л е н и е

1. Р а д и а т о р  с т а  л ь н о й p c r z - z - s $ к&ш m
084
796

р с г г - г - 6
м м
шт ш .796

е. sy

р с г г - з - 7
М м
шт

089
796

ч, чз 
1

р с г г - з - з 15. h  
шт

089
796

8. 06 
1

{ . К р а н  д л я  в ы п у с к а  в о з д у х а ста 7073- в шт. 796 Ц
т р у б о п р о в о д  U 3 в о д о г а з о п р о в о д н ы х  Труб по ГОСТ3262-75ф!5%25 М 006 6

ч .Т р у б о п р о в о д  из э л е к т р о с в о р н ы х  труд по Гост Ю М Ч - 76 Ф 2 0 *2 М 006 2 6

г. К о н с  т р у к ц и я  т е п л о  и з  о л я ц и о н н а я . к о м п  л е к т : о в н • ю .о о
Шн у р  т е п л о и з о л я ц и о н н ы й  Т 5 3 6 -1 6 9 5 -  73 м * т 0 .0 1 8
С т е к л о т к а н ь  ТУ 6 -1 1 -1 3 5 -7 3 M i 0 ,7

1
«3

в. Э к р а н  э с ч о о о 5 . 9 0 4 - 3 ш т . 1

Т е п л о с н а б ж е н и е  ус т а н о в о к сист ем

1. Т р у б а  п ров од  из в о д о г а зо п р о в о д н ы х  труб погост3 2 6 2 -  7 5  ф 2o * 2S м 006 2

Cf
s

s
SI

§

I

0 2 5 * 2 3 м 006 Z

: \

I

т р у б о п р о в о д  из элект росворны х труб по ГОСТ 1 0 7 04 -7 6  Ф  25 * 2,2 м 006 Z 0

0 3 2 * 2 , 2 м 006 1 8

П р и в я з о н

Т П  $ 1 6 - 2 - 2 2 . 8 6  - 0 3 .  с о
4UC 7

3U H B .H Q
Копировал Курочкина формат АЬ

I4>

fb
25
\l
Ъ
\

cw

Позиция
Н о и м е н о в о н и е  и  7J* * ^ ^ * * aftQjxyoQ K m epucTU K a оборудования

Завод-изгот овит ель [д л я  импортною оборудования - с т р а н а  
ф и р м а  )

Тип, м а р ка  
оборудова
н и я . О бо з
н а ч е н и е  д о 
кумент а ил /°  
опросного  

Л и с т а

Е д и н и ц а
изм ер ен ия во д  зав ода  

изгот ов и
т е л я

К од  о б о р у 
д о в а н и я , м а 
т е р и а л а

Ц е н а  
единицы ; 
тыс. раб.

К о л и • 
Чества

М о с са
единиц ы
обору

д о в а н и я ,
к г I

)

Н а 
и м е -
нова-
н и е

Код

1 Z 3 4 5 G 7 8 9 Ю

ъ .К а н  с т р у к ц и я  т е п л о и з о л я ц и о н н а я , к о м п л е к т : ОВН-- 10.000

П о л у ц и л и н д р ы  т е п л о и з о л я ц и о н н ы е  и з  м и н е р а л ь н о й  в а т ы ГОСТ 13108-М
н а  с и н т е т и ч е с к о м  с в я з у ю щ е м ПЦ-ЮО. 500. 4 0 м 3 11} О А
С т е к л о т к а н ь  7 5 6 -1 1 -1 5 5 - 79 м г 055 1 5

ч. З а к л а д н а я  к о н с т р у к и и я  д л я  f u n Ъ к ч -г -  70 ш т . 796 k
З К Ч - 1 + 5 -7 0 ш т . 796 2

А12А018000СВ ш т - 796 1

и н д и в и д у а л ь н ы й  тепловой пункт

/. ГряъеВик 4 .9 0 3 -1 0 . выпВ
0  4 0 ТЗН. 01 ш т . 706 2

Т р у б о п р о в о д  и з  в о д о г а з о п р о в о д н ы х  труб п о  ГОСТ3 2 6 2 - 7 5
0 3 2 + 2 , 8 м ооб 0 , 5

0  5 0 * 3 Л7 006 0 ,5
ъ .Т р у б о п р о в о д  и з  э л е к т р о с в о р н ы х  Труб ПОГОСТ т о ч - 7 6

Фчо*г,5 М о о б 4

1
Scr

«8

I

Si

f

I

%0:t

Ф 5 Т * 2 , 5 М 006 1 .5

ч Ж о н с  т р у кц и я  т е п л о и з о л я ц и о н н а я , к о м п л е к т : ОВН- 10.00

П о л у ц и л и н д р ы  т е п л о и з о л я ц и о н н ы е  из м инеральной ваты н а ГОСТ 13108-8Ъ
с и н т е т и ч е с к о м  с в я з у ю щ е м пи-ю о. 5 0 0 Л о М г 11} 0 .0  6 5

С т е к л о т к а н ь  ТУ6 -1 1 -1 3 5 -  7 9 м г 055 2, 2 S

П р и в я з а н

Т П  $ 1 6 - 2 - 2 . 1 . 3 6  - о в . с о

аист

и н В . N - Ч и» I
_______ ______ - ----------  - — Копировал ?и»очкина ф о р м а т  A 3
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Позиция

Наименование и техническаязсорактериатико аборудобания  
и м а т е р и а л о в  г

ЗаВод*изготаВитель(для импортного оборудования- страна, 
ф ирмы)

Тип, марка 
оборудоаа- 
ния. Обоз
начение 0 0 -  
кунонта и № 
опросного 
д и е т а

Единицы
измерения Нод заВода 

и з го то в и 
т е л я

Код обору
дования, л о -  
т е р и а п а

Ц е н а  
единицы, 
тыс.руб.

Коли
чество

П асса
единицы
з о & ,
fee

На-  
име
нова
н и е

код.

1 3 3 4 5 6 1 8 9 io

5 З а к л а д н а я  k o h c i-d d u ic u u *  для  кип . 3K4.4S-1Q. ш т . 7 96 3
З к ч -4 6 -7 0 иит. 796 5
З к ц - а л о ш т . 796 2

!

!
ij

i|
i

ii
|
|
i!

I

I

В е н т и л я ц и я

/.Д В е о ь  е е о м е т и ц е с ка я  о т е п л е н н а я S -9 0 4 -4
_______________________________________ ЯЧс I,gs^03c6 ш т . 796__ L
2. П о д с т а ё к а  п о д  к а л о р и с р е р V. 9 0 4 -2 5 ш т . 796 г

з .Ф е с т р л е к т а р 1.4-94-32
а > г о о Д 00.000 ш т . 796 L

tfB cm a& K Q  г и б к а я $.904-5
В В -1? ш т . 796 1
В В -< 9 ш т - 796 1
ВН-10 ш т . 796 1
ВН-12 ш т . 79 6 - i

г У з е л  п р о х о д а 5.904-10
<Ьгоо УГН ш т . 796 .

%
1
§mш

I
*
3

1

1'
50
5

Ф г о  о УПЧ-12 ШП). 7 9 £ _ i

к л а п а н  ч т е п л е н н ь п Г  6 0 0 * 6 0 0 2 . i9o- i I u *m 8 шт. 7 9 6 - 2.

7 Р е ш е т  icq ж ал ю зи й ная  3 0 2 2.190-|Ьг.^ыл.2 ш т . Ж - 4

Прибяган

& /B -Z -Z Z .S 6  - 0 8 .2 0
Лист

ТП 5Uk&.hl0
*“— — — —— — — — — ^  tfonUp Qecift Л е о н т ь е Ь я  Ф о р м а т  ЯЗ

1
4

гъ

'Ч»
'Ч

<*)

Позиция
Наименование и техническая характеристика оборчдоВания 

и м а т е р и а л о в  г
ЗаВод-изготовитель(для импортного оборудования- страна, 

фирма)

Тип, парка 
оборудова
ния. Обоз
начение до
кумента и Нс 
опросного 
листа

единица
измерения Hiid 3обода 

яотоои -  
епя

Нод обору
дования, м а 
т ериала

Ц е н а
единицы
тыс.руб.

колит 
', честоо

Масса
единицы
обору
дования,
КГ

!

!
i

!
j
!

I!I
I

со I-fc- i I
^  i

Н а
и н е-
HQ&Q.
ние

Нод
иг
т

L г ъ 4 5 6 7 6 9 I0

\Р е ш т к а  &озди% оприт очная <.494-8
РРЯГ-4 ш т . 796 5

9.ВоздчхоВод из тонколистоВои стали по ГОСтШ йЧ-Щ  S-Q,6ht1 6 2 8 0 М 006 4
S-.0&MH Ф315 N 006 /0

щ П т о кс  з а г л у ш к о й ш т . 796 г
цСет ка металлическая просечно-Вытяшная ТЧ 36 -/973  - 7 6 П г 055 0, 0 ?
т рубопровод и з  электрос&арных труб по ГОСТ ЮТ0Ч-Т6 ФЗО*В,о М 006 6

Ф 2 1 9 *5 М Q06 е
Л о д д о н  н  стакану ФТОО (дл я  кры ш ною  В е н т и л я т о р а ) /Л С  9 -7 . £ з ш т. 796 L

Р 1К090.000СБ
к о н с т р у к ц и я  т еплоизоляционная к о м п л е к т : Q B H -I0 .0D
плит ы  теплоизоляционные м я гки е  из м и н е с а л ь н о и  оат ы  на ГОСТ 96 J3'82------------------------------------ ‘ ---------------  /
синт ет ическом сояъиюш ем П (75-100500.60 м * ш _ _ 0.32
Сталь т онколист овая по ГОСТ 1990Ч-7Ч м1 055 3.14

Srсо

§

0
8
■§

1

1

з

ПриЬязан

Т П  Ы 6  - 1  -Z Z .8S  - 0 B.CQ
Лист
6ш * ' >
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г
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В едом ост ь р аб о ч и х, чер т еж ей основного ко м п л е к т а

Лист Н аим енование Примеч.

1 Общие данны е
2 План расположения силового электрооборудования и

Прокладки электрических сетей. Расчет ная схема
3 Ллан расположения ЭШтроо6оруЗо8ания и

прокладки осветительньгх сетей

Ведомость ссылочных и  прил агаем ы х д о ку м е н т о в

Типа В ой проект  р а з р а б о т о к  В с о о т в е т с т в и и  
С действующими н о р м а м и  и п р а В и л о м и  и п р е д у с 
мат ривает  мероприятия, обеспечиВающие взрыв
ную , Взрывопожарную и  пож арную  б е з о п а с н о с т ь  
П р и  Э к с п л у а т а ц и и  з д а н и я  ^
Главны й инж енер п р о ект а В .и.Глезин

О б щ и е у к а з а н и я
исходными данны ми для разработ ки рабочих чертежей явля

ются задания см еж ны х отделов- 
Электроснабжение Здания мойки предусмотреть по Воздуш

ному ободу от наружны х сетей на напряжение 38о/гео3 с 
Заземленной нейтралью.

По классификации ПУ9 электроприемники здания мойки по 
надежности электроснабжения относятся к потребителям 
Ц  категории.

Д ан н ы е о б  элект ри ческих н а гр узка х ,со в р и  годоВомрасходе 
элект роэнергии прибедены  В т а б л и ц е ;

Обозначение Н аим енование Примеч.

S  407-/9 Ссь/лочные документы 
Установка одиночных светильников 
с лампами накаливания

5.407-34
Установка одиночных магнитных 
пускателей с&иипмп(исполнение ipsy 
и  токоподВоды.
Вы п.1. Чертежи монтажные,198S

5.407- 64. Установка навесных и протяжных 
Яшиков, коробок с ъафимами, щиткоё 
освещения и  токоподВоды

4.407-199
Прокладка осветительных электро- 
Проводок на тросах и установка све
тильниковс лампами накаливания 

ГДПЭА1, 1975
5407-63 Прокладка проводови кабелей В поли - 

Этиленовых трубах 8  производствен- 
ных помещениях, 1986

5.407-59
Установка распределительных щитов Серии Ш0 70-1, Щ070-2 и Щ070М и  
распределительных шпатов серииШРСт.СПМ75, ОНА77иШР1т

4 .407-233
Прокладка осветительных электро
проводок и установка светильников 
0 Лампами накаливания иЛРЛ на кронштейнах СЯ1Ч1) 1977

3.407-83 опор
3.407-82 ВВоды линий электро передачи 

до 1кВ в Зданий

ТП816-1-Ш6-ЭМ. СО
Прилагаемые документы 

Специф икация оборудования

ТГП1 6 -1 -Ш 6 -Э М  е м
Ведомость потребности в 
м ат ериалах

Потребители Ру,
кВт КВт аер

Годаёое число часовислоль- ЪоВонихть Симуманагр.
ГоЗрВойрасход эл.энер
гии, тыс.кь,</

1
Вентиляционное 1,35 0,8 ОДВ 1000 0,8
технологическое 12.5 7,5 0,6 ЮОО 7,5

У того 13,85 8,3 0,62 1000 8.3
Электроосвещение 8.29 2,0 1 1000 2,0

всего 16.11 10.3 ш ЮОО 10.3

Учет электрической энергии предусмотреть электросчетчиком, 
установленным В элект ро щ ит оВод.

Ком пенсация реакт иВнай мощ ност и В  данном проекте не преду
сматривается SBudy незначит ельност и н а г р у зк и .

1. Сило Soе  элект рооборудование
С и л о ёь /м и  элект роприем никам и з д а н и я  м а й к и  я ёл я ю т - 

с я  электродёиеатели т ехнологического и  сант ехнического обору
дования, Выбор кот оры х произведен Всоот бет ст Вую щ их 
Ч а с т я х  п р о е к т а .

Сило Вой ш ка ф  принят ь т ипа ш р с  с предохранителями ЛПН2-60.
В качест В е защ ит ной и  пускоВ ой апп арат уры  для электродви

гат елей предусмот рет ь электромагнит ные пускат ели типа НМЛ.
Распределит ельную  сеть Выполнить кабелем маркиВВВГ, п р о 

клады ваем ы м  по  ст роит ельны м конст р укц и ям  н а  скобах, 
проводом ДЛ& В полиэт иленаВ ь/х т р уб ах  и  п р о ёо д о м  fJB lB  
г и б к и х  В В о д ах К /О д 9.

2. Электроосвещение
П о л езная  площадь осбещ аемы х пом ещ ен и й  ю з.згм 2.
КоличестВо сВ ет ильникоё-24.

В по м ещ ен и ях здания м ойки предусмотрены следующ ие Виды
о с В е щ е н и я р а б о ч е е ;

пер еносное .
ОсВещенности помещ ений принят ь В  соот Вет ст Вии со  

анипм-Ч-79„ Ест ест венное и искусст венное о сВ ещ ени е'!
О бщ ее р а б о ч е е  осВещение предусмот рено свет ильниками 

С лампами н а ка л и б а н и я  и  лю м инесцент ны м и лампам и-П В ЛП , 
н с  поз, н е о н \ п ер ено сно е осВещ ение-свет ильниками р во -чг через 
Я щ и к с понижаю щ им трансформатором напряжениемгго/3€В.

П ит ани е осветительного щитка ощВтВ предусмотреть с Верх- 
Них клемм ш каф а ШВ.

Г р уп п о вы е асВет ительны е сет и Выполнить кабелем ЛВВГ, про
клады ваем ы м  по  ст роит ельны м конструкциям, н а  ско б ах и на тросе.

Пот ери н а п р я ж ен и я  В  п и н и я х  от  Вводного ш ка ф а  до наиболее  
удаленной лам п ы  н е  превы ш ает  Э ,5% .

3. Зануление и  зазем ление
Д л я  защ и т ы  обслуживаю щ его пф сом ала от пораж ения Электри

ческим  т аком Все м ет аллические ко р п уса электрооборудования,техноло
гического оборудования,несущие тросы электропроводок, а  т акж е  свет ильни
ков, нормально не н а хо д я щ и хся  под напряж ением , подсоединит ь к  
нулевом у проводу п и т аю щ ей  сет и. Д л я  з а н у л е н и я  использоват ь 
нулевую  Ж и л у  каб е л ей  и  проводов.

Н а Вводе В зд а н и е  Вы полнит ь повт орное зазем л ен и е нулевого 
провода прим енит ельно к  В ар и ант у н а  лист е М  сер и и  З М 7 -S 3  
для г р у н т а  /г /Н о *  д м -с м  ( В еличину сопрот ивления
З а зем л и  т ел я  п р и н я т ь  3 0  О м а м ) -

Ц. М о л н и е з а щ и т а
З д а н и е  м о й к и  о т н о с и т ся  к о  / /  с т е п е н и  о г н е с т о й ко с т и  и  

со гл асн о  „ и н с т р у кц и и  п о  п р о е к т и р о в а н и ю  и  уст р о й ст ву молнив 
защ и т ы  з д а н и й  и  с о о р у ж е н и й  "О н 305-77  м а л н и е э а щ и т е  н е  
п о д л е ж и т .

Электромонтажные р а б о т ы  Выполнить ё  соответствии с  
ПУЭ и  С ИиП  W -3 3 -7 6 .

В  -

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я : 
С чет чик акт и в н о й  э н е р ги и

инв.н0
инЖ'
рук.гр.
ГЛ'.с т
Мен, о

Баженова .. 
Голч5еба_ Ш йЩ  
Сидоров "

run

Яакем 1Ш  ‘

Кития
Глезин

Н.коннф. ШонычеВа

Приёязам"

7 /7 - 8 1 6 -1 -Ш 6 -М

(Ш  З д а н и е  м а й к и  тракто-£га9иЯ\Лист Ш ст об

О б щ и е д а н н ы е цитэпсельноэпром
л и&аноВо

Копировал и В а м о 8 а 2 /3 ^ /~ о / Зб' Ф орм ат  Д 2



1 П лан

(§Н ~

Ведомость уьлоВ устаноВки электрического оборудования

Ъз. Обозначение Н а и м е н о в а н и е бол. Примеч.

1 5. 4 0 7 -66 Конструкции для установки шкшраШРС 1

о. т  о  ю о А н а  поли
1 5  V0T-S4. Настенная установка однолинейного_ 1 примени!

140. мч я щ ика  ЯВШ

з S. 407-64.

11I1 1 примени!

140 м ч ческою выключателя Й П 5 0 6

9 5.407-54 Настенная уст ановка пускателей 3
ПМА

5 5.407-63 020ТБ. 07ОТ Б Поокладка т ш б  в  подготовке пола & м

6 3. ЧСП- iL Общий вид устройства четырех-___ 1

лист 3& пооводною ввода В  здание чеоез> . 
трубостойки T-xji/ ч_________________

7 лист 5 5 ф а р ш ь  для эс/шиты кабеля /
при вводе в  здание

; 1 4 0 7 - Я Ьаземляюшие истоойства /
лист 94 опор ВА 0,9)6-10} 1 0  и  3 5  кВ

Данны е
пит аю щ ей
сет и

Тип силового
шкасоа_______
Номинал ьн. ток 
предохранит, тс

плавкой д Встаём

Номер кабеля 
/провода!

М а р ка  а  сечение

P u .m S K B rn  ш т ^  НП* Ч ^ ] ^
Рр -5,3 кВт ^ЧД ЙПЬЧ[1*ч) ~~п
& - -Щ 6 А  
К с : 0,95 
COS <f: 0,61 
LUC
ii/PCf-zo

САЧ-Ш П
ЙПВ9Г1*Ч) 

rn s *i,7 -/M  
ЯП&Ч / /  *4) 

т е» г ,7  fM

Р у*1б,11кВт 
P p-10,3кВт 
7р-14,7А 

Kt*0,9S 
COS f̂-Ofil

Ъ6

150

Способ проводки

А лина участ ка
сети, м________

тип и  номинал ьн. 
ток пусковою  
аппарата,\а 

ток нагреватель
ного элемента 
пускателя. А
Н ом ер каб ел я  

/п р о в о за !____
М а р к а  и  сечение  
провода /к а б е л я / 
Способ проводки

Алина
сети, м

участка

Обозначение 
на плане О  0  0
л7° по плану

Тип 4AVA4
Номинальная 
мощность. кВт_ 0,55

ток,

Й

ном. 1,7
пуск. 7,65

Наименование

механизма и  к °  
по технологичес
кой части про

екта

I<*
5

I<Ь гч|

т вззг
Q 5 5

1,ЗЪ

$ 9 9

чж зве компл

104

эуг

I
J  :

6 0

11

77

*  Ъ £

компл.

7,5

15

105

ъ  *

Э  й  >
i n

компл.

5.0

77

IB

S

компл.

7,5

15

105

J s g
С4

г ?

Щ О

*>-6

ZA 6

3,49

§  <$> ^

Т П  & 1 6 -L -L I.& S  -Э М

П р и б я х з н

и Ш й

Ьдание м ойки т ракт оров ^ а̂ ия

ЦиТЭПсельхоъпром

Ачст \lucmoL

копировал А укичеб а г  / 3 4 / - о /  3  7 Ф орм ат  А I
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§ 1

Р

Р

н а ш  У § -х -о ,5

г О

Экспликация помещений

|1 Н а и м е н о в а н и е

/ П о м е ш е н и е  мойки
1 М а ш и н н о е  от деление_______
3 Ь е н т ка м ер а _________________ _—
ч Э л е кт р о ш и т о в а я

Привязан

К

Ведомость у м о в  у с т а н о в ки  эл ект рического  оборудования

Поь. О б о знач ение Н а и м е н о в а н и е Нол. Принеч.

7 5.401-<9 Крепление свет ильников под 6

лист <6 перекры т и ем  из ре б р и с т ы х
плит  н а  кр ю ке

1 5 .4 0 1  S 4 .  а о м ч Н а с т е н н а я  у с т а н о в к а  ос- i
в е т и т е л ь н о ю  ш и т к а  ОШ А

3 ч. чо7- т Ком плект ов ание линий . вы - Z линии
Й  779-75 1$

‘ ъ
 *11*

J

с ш а г о м  м е ф д у  свет ильника-
м и  1 ,3 ,4  и  в м ______________________

Ч 4 .4 0 7 -1 3 3 -0 0 7 К р е п л е н и е  с в е т и л ь н и ко в L
н а  к р о н ш т е й н е __________________

Э л е к т р о м о н т а ф н ы е  р а б о т ы  вы полнит ь согласно ПУЭ и  
С Н и П  Ш -ЗЪ '76.

Д анны е о групповом щ ит ке с авт ом ат ическим и выключателями

Номер
щитка Тип

Устинов.
венная
мощ 
ность,

кВт

Н о м е р а  авт ом ат и
ческих выключателей

Ток р  ас - 
ценителя, 

Й
Однопо- 
люсные

Трехпо
люсные н а

вводе
н а

линияхЗаня
тые

резерв
ны е

заня
т ые

резерВ
ные

- О Щ В -6 1 ,1 6 Ч 1 - - - 76

инфен.
Ы л р .
(А£Я£Ц
Hanom L

Бафеноёа Тхшем. % Ш  г
Голубев
Сид

Ш П _
Путин,.

Ш Щ

_  Глезин.. . 
Н,контр, Чтонмчек.

1 Ш

' Ж

<$ми

ТП  8 1 6 - I-U .8 6  -ЭМ

З д ан и е  м о й ки  т р акт о р о в tmadusMucm Листов

_  План расположения электрообо- 
_  рудобания и  прокладки'

хосоетительных сетей______  ______
Попировал Л у ки ч е в а  в  7344 - о /  з$Ф орм ат А 1

ЦиТЭ П сельхк  
v U S m Q .



i

£
vS

о

I t

\
4

I
*0
E

3
-O
оi
a!оcо
ao

Пози
ц и я

Наименование и техническая характеристика оборудования  
и м а  т е р и а л о ё .

Завод-изготовитель (для им порт ного о б о р уд о ёа  ни  я — 
с т р а н а , ф и р м а J

Тип, марка  
оборудаВанир 

Обозначение до
кумента и номер 
опросного листа

Единица
измерения Код ъаВода- 

изготови
теля

Код

оборудования,
материала

Цена
единицы
оборудо

вания,
тыс. руд.

Коли
чест

во

М асса
единицы
оборудо

вания,
КГ

На-
име
нова
ние

Код

4 г 3 4 7 8 9 \ а

О б о р у д о в а н и е  и  м а т е р и а л ы ?  п о с т а в л я е м ы е  З а к а з ч и к о м

С и л о в о е  э л е к т р о о б о р у д о в а н и е

Э л е к т р о  о б о р у д о в а н и е  и  а п п а р а т у р а

1 С ч е т ч и к  а к т и в н о й  э н е р г и и  3 0 А , 3 8 0  В С Я Ч -И 6 1В ш т . 796 h i  m s  о о н 4

г В ы кл ю чат ел ь а в т о м а т и ч е с к и й А Л 5 0 Б -3 Ш П 7 . 7 96 342  1ЧЬ оооо /

П у с к а т е л ь  э л е к т р о м а г н и т н ы й  U k s B 8 0 B т в - б ч т ш

3 З н-э = г ,В А -, л к я  н о Ч пмл la a o o a шт- 196 Ъ4е ю о  оооо 4

ч Он.Э - i d п м л /г г  о а г шт. 196 ъцг ю о  оооо 2

5 Я щ и к  с о  ш т е л с е л ь н ы  м  р а з ъ е м о м я в ш з - z s шт. 79В ЗЧЪ чгг оооо 2

П р о В о д а  и  к а б е л и

гаст взгз-19

6 К а б е л ь  с  а л ю м и н и е в о й  ж и л о й  3 8 0 /б б о В  2,0 . АПЬ КМ 008 3 5 5 /3 3  0 1 0 0 0 .0 3 5

7 Ч,о АПВ км оо8 3 6 5 1 3 3  0 1 0 0 0 ,0 5 5

в ПроВод с м е д н о й  ж и л о й  3 8 0 /6 6 0  В с е ч е н и е м  1,0  • / _______ ________ /7 8 / км 008 35 5 И  Ъ 0100 0,008

9 К абел ь с алю м иниеВ ы м и ж и л а  м и  у 6 6 0  В , 4 x 2 ,5 A B B r n c n m d КМ 008 352 2 3 г  0000 а,0 5 5

'

ПриВязан

инб.Н°
и н ш н , БаженоВа ШшиМ. т ТП 8 1 6 - 1 - I Z . S S -  Э М .с оР у  к . г р . ГолчбеВа ЯшуЩ
Гл.спеч, СидароВ
НдЧ.атВL К ч т и Н (IfJt

С п е ц и ф и к а ц и я

а б о р у д о ё а н и Я

Стадия Лист Листав
run Глвзан t f . Р < 5

Ц U ТВ П сель лоз лром  
г. и  Вано В о

1

1
------ !см j сх> ;!

I-------------- Н аим енован ие и т ехническая характеристика оборудования  
и м а т е р и а л о в

Заёод-иъготовитель  ( для импорт ного о б о р у д о в а н и я  — 
с т р а н а , ф и р м а )

Тип ,  м а р к а  
обор удоВ а- 
ния. О боз
начение до
кумент а и Н° опросного 
л и ст а

изм ерения К о д  заВ ода  
и з го т о в и 
т еля

К од  о б о р у 
дован ия , м а
т е р и а л а

ц е н а
единицы,
тыс. ру б.

Коли
чество

М асса
единицы
об ор у
дован ия,

К Г

Позиция Н а -  
име
нова
ние

Код

i г 3 4 5 6 7 в 9 4 0

Э л е к т р о  о с в е щ е н и е

Э л е к т р о о б о р у д о в а н и е  и  а п п а р а т у р а

13 с В е т и л ь н и к 79/6-535.775-75

т п -г % ч о -о г я ц ш т . 196 Ъ Ц Ш  9/82. 16

щ С В е т и л ь н и к 7 Ш -53 5 .0 9 6 -7 9
Ш 5 х б ф я - 0 М шт. 196 3 4  S/ И  9 0 8 0 /

45 С В е т и л ь н и к 0С7/6.О535М-79

Н сп//хгоо-234 шт. 136 г ч е / н  9058 7

46 с В е т и л ь н и к T91B-59S,l3Z-77

рвочг-ухлг шт. 196 з Ч6Н/ оооо /

П р о В о д а  ц  к а б е л и

48 К а б е л ь  с  а л ю м и н и е В ы м и  ж и л а м и  6 6 0  = 2 x 2 , 5 А в в г п к т т т К М аов 3 5 2 2 3 2  оооо 0 .0 6

ПриВя1.idH

т п  m - L - ш е -  э м .  с о
Лист

2
и н в -Ж

Ф о р м а т  А Ь



Позиция
Наименование и техническая характеристика оборудования 

и м а т е р и а л о в
Завод-и з го то в и те л ь  (для импортного оборудования — 

с т р а н а , ф и р м а )

Тип, марка  
оборудовав 
ния. О боь- 
начение до
кумента и Ы° 
опросного 
листа

{измерения Код ъоВада 
и з г о т о в и 
т е л я

Код обору
дования, ма
т е р и а л а

Цена 
единицы, 
тыг.р|/б\

К ол и
чество

Масса
единицы
обору
дования,

кг

И а -
им е-
нова-
ние

Код

1 2 3 k 5 6 7 8 9 4 0
М а т е р и а л ы  и  изд ел ия , п о с т а в л я е м ы е  п о д р я д ч и к о м

С и л о в о е  э л е к т р о о б о р у д о в а н и е

Э л е к т р о о б о р у д о в а н и е  и  а п п а р а т у р а

•19 Ш к а ф  с и л о в о й w s - г г н г  - s i
3 пл. вст. = 2 * 2  +  2 х 6 3 А w p c i-г о  у 5 шт. 796 ЗЧ зчЫ зон У

г о Я щ и к  с п о н и ж а ю щ и м  т р - р а и  г г о /ъ б  В Я Т А -0 ,1 5 шт. 796 Ъ Ч Ъ Ч  1 9 5 0 0 0 1

Э л е к т р о м о н т а ж н ы е  и ъ д е л и я

2/ В в о д  г и б к и й ТУ3 6 -1 6 8 4 -81

К 1081 УЗ шт. 7 96 3 4 4 96 5 0 1 0 3 г
г г К о р о б к а  с о е д и н и т е л ь н а я К С К -1 Б шт. 796 3 4 6 4 1 4  0100 г

т»ЕU
аг

П р и в я за н

UhB.h 0
I*Ж0*п mmUt*

7 7 7  -  S f6 - 2 . - Z Z .8 B  -  Э М ,с о
Чист

3
Ф орм ат  лъ

Позиция
Наименование и техническая характеристика оборудования 

и м а т е р и а л о в
ЗаВоЗ-изготоВитель ( для импортного оборудования — 

ст рана , ф ирма )

Тип, марка  
оборудоза- 
ния. Обоз
начение до
кумента и 
опросного 
л и ст а

Единица
измерения Код завода 

изгот ови
т еля

Код обору
дования, ма
териала

цена  
единицы; 
тыс.руб.

Коли
ч е с т в о

Масса
единицы
обору-  
давания, 

кг

На
име- 
кова
ние

Код

i 2 Ъ 4 5 6 7 8 9 4 0

Э л е к т р о о с в е щ е н и е

Элект рооборудование и  а п п а р а т ц р а

2 5 Щ и т о к  о с в е т и т е л ь н ы й  У р - 1 6 А ТУ36-1888-15
0ЩВ-БАУХА4 шт. 7 96 343433 7141 i

26 Л а м п а Л Б -4 0
№ 1 6 8 8 5 -1 4 шт. 196 34 6 7 /3  710 ! 35*

21 Л а м п а ГОСТ 82 5 9-79
6-220230-4-0 шт. 196 346611: 8106 2

28 Л а м п а 5 -8 2 0 -8 3 0 -6 0 шт. 196 346611 3106 2
29 Л а м п а Б-880-830-100 шт. 796 346611 5106 3
з а Л а м п а Г-880-330-150 шт. 196 346618 П о э 5
У Л а м п а Г-220-230-200 шт. 196 346611 U 0 9 2
32 Л а м п а ГОСТ 1188- 11 шт. 196

П О - З Б - 4 0 346615  з ю р /

ш

ь

Iа

.о

'S«го

П р и в я зан

Ънё. ajq
К оп и р о ва л

т п  m - L - i u s  э м .е о

К р а й н о в а "

Лист

4
Ф о р м а т  А З
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ведомость рабочих, чертежей основною комплекта

Лист Наименование Принеч°н-

1 Общие данные ^ ------
2 Приточная система П1. Схема аВтомати- ___ ___

эации. Схема элект рическая п р и н а и п и а л ь - --
ная _____

3 Приточная система 1)2. Схепа аВт опат и- ______
зации. Схепа электрическая принципиальная __ .___

4 UTP. Схепа а в т о м а т и за ц и и . Схема
Внешних соединений __-----

5 Приточная систепа П1. Схепа внеш них __ _ _ -----
соединений. План расп о л ож е ни я ___---------

6 Приточная система П2. Схепа внеш них ^ -----
соединений _ _ ------

_____
-----
----

ведомость ссылочных и прилагаемых док у м е н т о в

Обозначение Наименование. примеч.

р г н -2 - г г

Ссылочные документы  
Системы автоматизации техно
логических процессов. Схемы аВ - 
томат изации. Указания по Вы- 
полнению

о  а£ аО QO Ua  g
М ё
£

РМР-6-81 Ч.Ш

Системы автоматизации техно
логических процессов. Проекти
рование электрических и т руб
ных проводок} часть Ш, У к а 
зания по выполнению докумен
тации

о  _ . 
8 ~а11Я 6 <g- а

р п ь - т - 8 2
Системы автоматизации техно
логических процессов. Схемы 
электрические принципиальные. 
Требования к  Выполнению

/лавпон- 
'тажавто- 
пат ика" 
г.Посква

Типовой проект разработан в со о тве тс тви и  
с действующи ли нормами и правилами и пре
дусматривает мероприятия, обеспечивающие  
взрывную, взрывопожарную и пож арную  безопас
ность при эксплуатации здания.
Главный инженер проекта Ц -  Глеэин 6.U.

Обозначение Наименование Примечай.

ТЯ 4 - /4 4 -7 5 Термометр технический ртутный 
В оправе. Установка на трубо
проводе Д / 4 ;  52 п п

аАОсго
€
«V»’

~£
S0
§ -XО)
1 

л

мглт.тсв
Установка терморегулятора 
типа ТУДЭ на расширителе 
т рубопровода щ z 32  ̂219 нм. 
Сборочный черт еж

т ь - ш - 7 о

Нанометры в корпусе диамет
ром до 250 мм с радиальны м  
штуцером (120 *  1,5. Установка 
на т рубопроводе (горизонталь
ном) Ру до 16 кгс/см г, 
t  до 80°С

TR4-3138-70

Манометры 6 корпусе диамет
ром до 250 мм с радиальны м  
штуцером М 2 0 *1 5 . Уст анов
ка на трубопроводе (го р и 
зонт альном) Ру -16  кг с /с м * 
t  до 225°С

тп81б-г-гг.8ь-ЮЬ.С0

Прилагаемые документы  
С пециф икация оборудования

Общие указания

исходными данными для разработки рабочих черте
жей являются задания смежных отделоб.

Проектом предусматривается автоматизация при
точных систем П1, 02.

Схемой автоматизации приточной системы П1, 
работающей только на рециркуляционном Воздухе, 
предусматривается автоматическое поддержание тем
пературы ' Воздуха В помещении мойки с помощью 
терморегулятора, который осуществляет Включение 
электродвигателя Вентилятора и упрабление кл а
паном на теплоносителе.

Схемой автоматизации приточной системы 02 
предусматривается:

-  защита калорифера о т  заморажиВания;

40

а) при остановленной приточной системе при пониже- [ )
нии температуры Воздуха перед калорифером до . 1 
t  - 5°С терморегулятор дает импульс на полное I
открытие регулирующего клапана на теплоносите• (
ле и при поВышении температуры Воздуха до t :5°C (
-клапан закрывается;
б) при работающей приточной системе при пониже
нии температуры обратного теплоносителя до
t  = <30°С терморегулятор дает импульс на отключе
ние электродвигателя вентилятора;

-  зВукоВая сигнализация о срабатывании схемы 
защиты калорифера от заморажиВания.

Зануление
Для защ ит ы  обслуживающ его персонала от пораж е

ния электрическим током  все металлические част и  
элект рооборудования и приборов, норм альна не н а х о 
дящ иеся под н а п р я ж е н и е м , подсоединить к  нулево 
му проводу сети.

1
I
I

При&язан

Ш .№
cro.mexw 1 Dt |

ТП 3 1 6 -1 -2 2 :8 6  -  АОВРуыр. Гисароб ; ЬЗЯ
Ш т щ Ш р а ё
нач.отд. хитин Щ/Ьщ Ш 8run йезин Щ),
Н. контр. АнгтычеВа Здание мойки Стадия Оцет аистов.

р 1 6

Общие данные циТЭП сельхозпром 
г.ибаноВо

КопироВал ТрупикоВа 0/  у /  Формат AZ



ь

Пряная вода J50°c

г

Вентиляторl

ип/юрисрец.

обратная Soda

г  I 5
В- а<9 С

■ ф
t o *

10°С

а
1 .

Isa.

Слота з т т р м ю а я

~т /ггов>
Ai ь

Д и а г р а т а  работ ы конт акт ов  
переключат еля SA
Соедине- ние кон- такта

Положение рукоятки
I 0 $

Cl-1/If X - —
a-2(ii — - X
CZ-Ml X - -
Cz-2di - - X
РежимработыРучное Отел. Авт.

П П 2 -Ю /Н 2 - 1 У -1 Р 5 6 8

Диагрампа зат ы кания конт акт ов  
датчиков теппературы поз. 4

ПОЗ., 
обознач.

SM.SK2
6

кп

к т

SA
SM

Наипенование

Тернопетр П в т о /6 5  ГОСТ 2823-73£
Оправа 2 П 2 5 0 т в £ )Ж  ГОСГ 3029-75Е.
Терпопето бытовой ТБ-2П
Терпоистройства ТШ-1-4-/НВ2 7У25-02-28Ю7Ь-7&
Панопетр Q B t l i - m o * C J  ТУ25-02.26-7^
Пискатель - м п л  ш -  т т т у щ -б ч ч -о о т
Пискатеаь -2 т а п т - ш а г  7У№ -бП № -&
Приставка контактная Ш -UOh ТУ/6-523.554-18
Переключатель ПП2-Т0/Н2-1Р56 0СШ.О526-00/Ш
Пеоеключатвль ППУЗ-38>и-0<01-УЗ
Клапан 2 5чВ 39нж  с исполнительные!
неханизноп МЭО - 0.63/63-0,25

Принечан.
конпл.

позА

закаган В конплектеэп

конпл.

no iJa ; з а 
казано 6
копплектеОВ

S g a
% «%S sjo

Теппература воздуха 
В помещении .°с

-зо  40

SKI
| -------1------- 1-----------J-

SR2
--------1---------- Ь

I

Ш Э -1 -1 * -П 1 5 2

S
8сзсо

<ьо5:
<1

Уп
ра

вл
ен

ие
 

д( 
ве

нт
ил

ят
ор

а QJ
1QJ
ГЭ
8а

1 §  
< § «  э  й  Q. о .

g
£°о

4  §
i | l

Открыт

S gS
S 55 Закрыт
S S 2

Д иаграппа работ ы  конт акт ов  
переключателя ЗА2

Совмине- 
ние кон 
такта

положение 
ойкая тки
0° «5°

i- 2 X —
3-4 X

Режим
работы Рабоч. Дет.

ПКЧЗ -38И-0101-УЗ

Нач.а

Придязан

инв.н

йптеш.
Ш Мr/i.cnet

run
S t

Иттр.

Гнебыше&а

Сидоро<
Ритин Щ м ч  У м
Глеъин
АнтонычШ ы н

ТП S16- l.L Z.86 - АОВ

Здание пайки
m p ty m m lu  я Ь ж а ю &

Копировал Трупикова

Приточной система т .
Схема автоматизации. Схема элек
трическая принципиальной 

e s 3 W -o - /

Стадий Лист Листок

ЦиТЭПсельхозпром 
?. иданово
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Схема автоматизации

»зю/ггов Схема элект рическая принципиальная

Ре
жи

м 
ра

бо
т

ы

сэ0  £

1

•О

н

о
£о
§•
§
0

1  а  о Ре
гу

ли
ру

ю
щ

ий
 к

ла


па
н 

на
 т

ру
бо

пр
ов

од
е 

об
ра

т
но

й 
Во

ды

З ащ ита  
калорифе
ра от за - 
моражиВа- 

ния
Звуковая
сигнали
зация

Диаграмма р а б о т ы  
терморегулятора поз. 3

<и5  а
§ 1  g  g

§ §

SRi

Температура 
обратной Воды /С

т у д э - ь -  ш ь г

Д и а г р а м м а  р абот ы  
терморегулятора поз. 4

<и
?  or 
5  8

Температура  . 
наружного Воздуха,°С

а
§ g«о с:
-О зс «о о о -30 3 40I------------
SR2

т щ э - м - м в г

Поз.,
Обознач. Н а и м е но в а ни е Кол. П рипечание

1
Tepnonemp П612 40163 ГОСТ 2823  - 73E г компл.
Оправа 20  2 6 5  16064 200 ГОСТ3029 -7 5 £

6 Панопет р 0Б П 1- Ю 0 * С З  ТУ 25  -02 .26  -74 1
SRi Устройство т ерпорегулирую щ ее с н.о.

конт акт оп ТУДЭ-4-П1В2 ТУ25-02-2210704-78 1 поз. 5
SR2 УстройьтВо терпорегулирующее с н.о

конт акт он М Э - Н - М В 2  № 5-02-2810704-18 1 позЛ

RM Пускатель -380В  ПШ-122002 ТУ16-6ЧЧ.007-83
1 комм.; заказано  

В комплекте ЭМ
Приставка контактная ПРЙ-И04 ТУ16-523.554-78

Sb Пост кн о п о чн ы й

RH1
П ускат ель п п л -  111002 ТУ16-6ЧЧ.007-&3

1 компл.
Приставка П М -2 2 0 4  ТУ1 6 -5 2 3 .5 5 4 -7 8

SAi П ереключат ель ПП2- 10/нг - 1Р56Б
ОСТ 16.0.526.001-77 /

S/43 В ы клю чат ель т &з-оогт зО ЗА. 2 5 0 b
ГОСТ 7397-76 1

HA ЗЁонок П З-1 ТУ2 5 -0 5 -1 0 4 5 -7 6 1

У Клапан 2 5 ч 9 5 9 н ж  с исполнит ельным поз!а . заказано
механизмом МЭО - Q 6 3 /6 5  -0,25 1 В комплекте 0 5

SA1
Диаграмма з а м ы к а н и я  

конт акт об переклю чат еля
Соедин.
контакт

Положение рукоятки
0 I 0 Л

Сг-2Л1 X

Ci-ztk X
Ci-Wi X

X
Режим
работыо ткл.лето Iо ьимн.

ПП2- /0 /H 2 - iy - iP 5 6 6
ТП & 1 6 -1  -Z Z .8 6  -  А 0 5

Здание мойки  
трактороЬ и автомобилей

стадия

Приточная система 1)2 
Схема автоматизации. Схема 

_____________электрическая принципиальная
Копировал ТрупикоВа 43

Turn Листоб

ЦиТЭПсельходпром 
г.ибанобр___
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С х е м а  а ё т о м а т и з а ц и и

U3 mennoSou сет и  

—  7 / - - J X U

В теплоВчю сет ь

— Т2 ■ -С х З —

Придоры
по

пест у

Q Q  0 0

О Ш

О

Пав.,
Опознан. Наименование Коп. Пример.

j
Терм ом ет р Л6{<2Ч0163 ГОСТ 2 8 2 3 -  УЗЕ

2 КОМПА.

О п р а В а  2 П 2 5 0 1 6 0 6 4 2 0 0  ГОСТ 3 0 2 9 -7 5  Е
6 М аномет р OSM1- /00*  ZZ 7ТУ25-0226-74- 2

К р а н  d y  / 5  m i -  /6 ГОСТ S i3 4 5 -7 8 4
О т б о р н о е  ус т р о д с т ё о  Т к Ч - { 3 0 -6 7 3

ткЧ- т - 6 7

©

С хема В неш них соединений!

ТКЧ - 1 3 0 - 6 7

14пт-16 I /w i-f f i / Ш

Поз. обозначение i  / 6 6 __ __ —  —  —
п устав, 
чертеж,

местных
приборов т п ч -т -1 5 ТКЧ-3138- 

- -70 TH4-3i36--70 Т К Ч -  3 0 8 -  70 Т К Ч -3 1 3 6 -  70
отборныхчстбойсп з к ч -г -75 ЗНЧ-Ч6-10 3K4-4S-10 3 *4 -4 6 -7 0 3 * 4 -4 5 -7 0

Место устанот 
отпорны* устроит 
местных прийороб

Трубопро
вод пря
мой йоды

1од аИраг. 
ной йоды

Трубопро
вод пря
мой Воды

iod обрат
ной воды

Трубопровод  
прямой боды

Трубопроёод 
обратной Воды

измеряемый
параметр Температура Д а ё л е н и е
измеряемаясреЭа 8 о с ? а

А грегат И н д и Ё и д у а л ь н ы и  т е п л о ё о и  п у н к т

ст.техн.
Рук.гр.
О Ш Щ  Сидоров
Нач.отс Путин

ПриВязан

U h B. №

ГнеёышеВс

ru n
М О Щ

Г и с а р о В

Глезин
ЙНТОНЬШсВ.

r^-jSb

т м

ТП & 1 6 - 1 - Ш 6 АОВ

З д а н и е  п о б к и
Щ 9 Ш В Я & » я к ж 1 Н ? *

Стадия Л и ст

• , 1-Г,'ГУТШ,Г ---- - «- Ш-
ЦТП. Схема аВт омат иза- 
ции. Схема внешних соедине-
н ш з ‘

НопцроВап Лъонт ЬеВя?ГЗУ/-0 -Г М

Лист оВ

ци ТЗПсельхо щ о п  
рМ ё а но в»

еЬплмат ДА





/ м
оря try 

\рщ
гт

т
~ьш

ьрп h'pou \ф
и

г
Ш

J h p e ia  /77 П р и т о ч н а я  с и с т е м а  /72
Измеряемый mpmmp Температура АаВление У п р а в л е н и е Сигнализация
Песта установки 
отборных устртй 
местных придороё,ПЧГ.Уокпи п nnnhnm

Воздет в 
Номере ре 
ред Аялть 
рисрерон

Т̂йд°пря Трубопровод 
ной Воды обратной Воды Н а  с т е н е  В е н т ц а меры Выклю

чатель
ЗВо-
ное

ТруборроВод
обратной

Воды

н  истай- 
чертвзт

отборныf ЗХЧ- 2 - 75 im-45-7o
устройств
местных
приборов

Ш А  018 
ООО С Б т мч- m - i s ш ш т

0Q0 СБ
7нч- „  
-3136-7“

' Т Т Л 3 S A КМ . S B К М 1 S A 3 НА 7 а
Поз. ебозноу. и

45

Поз.
Одознач. Н а и м е н о в а н и е Кол. Примечание

К  од ель Я Ш Г  4*2 ,5  ГОСТ 1508- 78Е ВО м
П р о б о д  £ П В  2 ,0  380/бВО  ГОСТ 6 3 2 3 -7 9 Ьо м

М ет аллорю еаВ РЗ-Ц-Х-Ш-20 ГУ22-3388- 77£ 2 м
Мет алларлцаВ РЗ-Ц-Х-Ш -26ТУ22-3988-77Е 4 м

2 ск Коробка* соединительная КСК32 Т936-ЭД1-1753-77 1

КО Корейца отВетВительная КОМЗВЗТЗЗВУссрБвт 1

ПроВодник Заземляющий П1 ТКу-392-70 13
К р о н  d u *1 S M M  U U U - /6  ГОСТ m s -78 1

ПриВяэан

и н 1  Н°

ы-теы УнгВышеВдкМФг-
ЁУК-гр. ГусароВ 
гл спей Сидороё 
Начат* ~Еутин
ru n

Н-конц
гл ези н ж ш

Лнтоныче Г а ^  ■'/ни

ТП___ 8 1 6 -2 . -Z Z .8 6 -  АОВ

З д а н и е  м а й е й  
т РМ годоЪ м дВ изм аЬ илей

Прит ачная система П2  

С хем а Внешних соединений

Стайн* Миш Jlucmog

Ц и  ТВ Псемьхозпроп 
2- и ё а н о В о

Копировал Прочий на г / з  < //- о /  срорм ат  А2



П озиция
Н аи м ен о в ан и е  и  т ехническая х ар акт ер и ст и ка  оборудования  

и  м ат ериалов
Завод - изгот овит ель (для им порт ного о б о р у д о в а н и я -с т р а н а ,

Тип, м арка  
оборудоВа- 
ния. Обоз
начение до
кум ент а и  №  

опросною  
листа

C0UHUL
изм ео

1а
ения Нод за в о д а  

изгот ови
т еля

Нед обору
дования, м а  
т ериала

Ц ена
единицы,
тыс.руб.

Ноли- 
честёо

М асса
единицы
обору
дования,

к г
На
имено
вание

Нод

1 1 3 4 5 6 7 & 9 10

___ -

3 5 ГОСТ 7397-76
02.1. 1 -0 3 ш т . 79 6 346920 0000 8

з я Р о зе т ка  Р Ш - П -?  - 0  -  1РЧ З  - 0 1 - 101ч2 ГОСТ 7396-76
a s . i . i - 0 1 ш т . 796 т т  оооо 2

3 7 7 4 3 6 -2 2 4 0 -8 0
У116УЭ ш т . 796 т т  ю н 2

зх Р п о о б ка  n m n em n t /тплмцсТЯ НОР-73 ш т . 796 ЪЧ ЁЧ7Ч 1 5 /1 40ALy/Ul/AU_____ и*иусгт /игпслоп*4я --------------- ---------------------------------------------------------

39 П п й Др п Н 354_________ ш т . 796 39 4964 0000 16------- * ''' UWVV^y_______________ ____ ____________________ ______ ________________________

ю Д е н т а ТЧ 36-1Ч Ч 6-80
Н 2 26 ш т . 79$ 5449 6 61 0 1 1 М _____

*н P u n n rrt T U 3 s - im - i5
Н 2 2 7 ш т . 7 9 6 ЪЧ 4 9 6 6 1 0 0 0 48

42 Н уср т  н а т я ф н а я п г б -1 ч ч 5 -и
К 8 0 5 ш т . 7 9 6 ЪЧ Ч96Ч Ч1Ъ1 ________ L-_ 2

43 З аД ш м  т о псп пы П ТУ  3 6 -1 4 45 -8 2

М 6 7 6 У З ш т . 7 96 Ъ ЧЧ96Ч 5111 . Л ____

ЧЧ Я н ке р ________________________________________________________________________ ТЧ 36-1Ч Ч 5-Х2

Н  6 7 5 4 3 ш т . 796 ЪЧ Ч96Ч 1111 4

1
ПриВяза н

Ш 6.л ,»
ТП Ь16-1 -11.86 - ЭМ. СО

Формат АЪкопировал Ликичеёа

Пози
ц ия

Н аи м ен о в ан и е  и  т ехни ч еская  х ар акт ер и ст и ка  о б о р у д о в а н и я  
и  м а т е р и а л о В

З а в о д - и зго т о ви т ел ь( для им порт ною  о б о р у д о в а н и я  -с т р а н а , 
с р и р м а )

Тип, м ар ка  
оборудования  
Обозначение до
кумента и  ноне/, 
опросного листа

Е диница
измерения Ко д  за в о д а - 

изгот ови
т еля

Код

оборудования,
м ат ериала

Ц е н а
единицы

ш
т ы с.руб\

Коли
чест
во

М асса
единицы
оборудо
вания,

КГ

Н а -
им е-
ноьа-
ние

код

1 2 3 Н б в 7 8 9 10

О б о р и д о в а н и е  и  м а т е о и а л ы . п о с т а в л я ем ы е  з а к а зч и ко м

1.1. П р и б о р ы  с  с р е д с т в а  а в т о м а т и з а и а и

1 Т ер м о м ет р  т е х н и ч е с к и й  о т и т н ы и  п о я  м о и П612ЧО16Ъ КОМПА. 671 4 3 2 1 1 2 1 1 3 9 6
ГОСТ 2823-73 Е

О п р а в а  к  т ер м о м ет р у 1П1501606ЧЮ О ш т о т
ГОСТ3 02 9 -75 5

3 Т ео м о р еги л и р и ю ш ее уст р о й ст в о  д и л а м е т р и ч е с к о е т э - ч - п ш ш т . 796 42 11240 105 1

э л е кт р и ч е с к о е  с н .о . ко н т а кт о м \ д и ф ф е р е н ц и а л  4°С._______ ТУ 1 5 -0 1 -
пределы  р е г у л и р у е м ы х  т е м п е р а т у р  0 -2 5 0 ° С ___________________ 111014-1%

4 Т е о м о р е ги л и р и ю ш е е  уст р о й ст в о  д и л а м е т р и ч е с к о е ___Ж К -____ ТУАЭ-1-Ч-П162 ш т . _79£_ 42 11240 102 3
т р и ч е с ко е  с  н .о . ко н т а кт о м \ д и с р с р ер е н ц и а л  1 ° C f п р ед ел ы Т У  2 5 -0 1 -
р е гу л и р у е м ы х  т е м п е р а т у р  -3 0 °  т *ЧО°С_________________________ 2% 1014-П

5 Т ер м о м ет р _____б ы т о в о й ------------------------------------------------------------------------------------- Т .6 -1 М ________ ш т . 7 96  - 4 3 2 1 2 4 0 0 1 0 1

6 М а н о м е т р  о б щ е ю ___ наъ начени я____________ ________________________ O6 H 1-1 0 0 . E J ш т . 796 41 1213 1302 4
ТУ 25-02.26-7Ч

Ш 2 .

1

Ш ш Ш Ш щ
М
гл.<л-cneiL
Начютд

%.%£-Гцсфа\

П Ш _
Кит н
Глезян

Привязан

л*в-
'Ш с

ТП Ы6-1-Ш6- яоь.со
С п  ец и с р и кац и я  
оборудования

С тади я Д н а .

копировал Дцниярйд

ЦСПдПсельхозпром  
г. и $ а н о 8 о

Ф орм ат  ДЗ^
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Позиция
Н аим енование и  техническая характ ерист ика оборудования  

и  мат ериалов
З авод-  изготовитель/для импортного оборудования - ст рана, 

(рирма)

Тип, м ар ка  
оооридоба- 
ни№ О боз
начение до
кум ент а ин °  
опросною  

листа

единица
изменения Код завода 

изготови
теля

Код обору
дования, ма
т ериала

Цена
единицы,

тыс.руб.

Коли
чество

Масса
единицы
обору
дования,

КГ
на  - '
име
нова
ние

Иод

4 2 3 4 5 6 7 & 9 40

____________ /< £- илскт роиппарит урил .— ---------------------------------------------——

1 ПМЛ -  WOOL КОМПЛ 674 3417143437 1

Ш 46-ВЧН.007-
-яъ
ПИЛ-НОЧД 3 4 2 5 /5 6 2 /2 ,

r y i s - s a s s m

ПМЛ- WOOL КОМПА. 671 3 4 1 7 1 4 3 1 3 7 ,- 1

ТЧ/6 - БИЧ.007-

— ------------------------------ :------------------------------------- ------------------------------------------------- -
___________

П КЛ- 2.10ЧА 5 4 2 5 /5 6 4 /2

ТУ46-523.55Ч-
-71

■х ПШ-Ю /н! - /Р5Б ш т 7 9 6 - 3 4 2 46 1 0 0 0 0 2
0 /  /  ереклю чаг я ель______п а к е т н ы й ---------- -----------------------------------

ОСТ 10.0526-00/-
__________

пкнъ-ъяи-оюьчъ ш т 7 9 6 3 4 2 8 2 5 1

■

14ъ
_ 2 ____ П ереклю чат ель -------------------------- ------------------------------------------------------------------

А0163-002УХЛЗ ш т .- 796— 3 4 6 4 2 0 1
о вы клю чат ель о, он *--------сои о.------------------------- -------------------------------

ГОСТ 7397-73К
«в

1
*

— ----------------------- --------------- - МЪ-1 шт 796— 6 6 5 3 /3 8 0 0 9 - J . ____
_ £ ____ Звонок громкою .— ООО.------------------------------------------------------------------------

7425-05-1045-76
Привязан

8 / 6 - 1 - И М  ~  ЙОЬ.СО
чист
гТ П

Ш&А/О
к опиоовал Ликичева______________________ ФорматАЗ---------------------

-п
£
о

t o
SX
с

<Ъ

*чf
ъ
'К

£*ч>

Позиция
Наименование и  техническая, характеристика оборудования 

и  материалов
Завод - изготовитель ( для  ̂импортною оборудования-страна,

Тип, марка 
Оборудова
ния. Обозначе
ние документа 
и л/° опрос
ного листа

Сдини
измео

ч а
ения Код завода  

изготови
теля

Код обору
дования, ма
териала

Цена
единицы,

тыс.руб.

Нош-
чество

Масса
единицы
оборудо
вания,

К Г

|

На- F  
име
нова
ние

код

1 1 3 Ч б 6 7 & 9 10

4. ч. К абел и  и  пров ода

7 К абель ко н т р о л ь н ы й  с  алю м и ниевы м и ф олам и Й К Ь Ь Г Ч *1 £ К М 00$ Ъ56ЭЧЧ0/0О 0,064

с поливинилхлоридной и&оляиией в  поливинилхло- ГОСТ 450Х-7ЯЕ
р и д н о й  оболочке

к П ровод с  алю миниевой ф илой с  поливинил хлппид- Й П Ы О к м 60S 3 5 6 4 3 3 0 4 0 0 0 .0 7 6

но й  иъоляиией щ /б б о

Г О С Т  6 3 1 3 -7 9

1
1

1
1
з

Привозе.ТН

Т П  & 1 S - L - 2 - Z .& 6  -  Й О Ь  СО
W . Jk juuetia  ‘РорматАЗ

ш ж
3 £ 7 1инё.л/О

~ R o t щ ш
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Позиция
Н а и м ен о В а н и е  и  т ехни ческая  х ар акт ер и ст и ка  о б о р уд о в ан и я  

п и  м а т е р и а л о в  0  
Ъ аВ о д - и зг о т о в и т е л е д л я  им порт ного о б о р у д о в а н и я -с т р а н а , 

(р и р м а)

Тип, м ар ка  
оборидоёа- 
ния. Обоз
начение до
кум ент а и  Л/0 
опросною  
листа

единица
изм ерения Иод зав о д а  

иы от ови- 
теля

Иод обору
дования, м а
т ериала

Ц е н а
единицы , 

тыс. р у б .

Поли- 
чест во

М асса
единицы

ж , .
КГ

н а - 
име
нова
ни е

Ко д

1 Z 3 Ч 5 6 7 & 9 10

1.5 М о н т а Л н ы е  м а т е ь и а л ы

9 М е т а л л о р и к а В Р З -и -Х -Ш -Ю м 0 0 6 ш з й м т 1

т у и -ъ т -п с

10 М е т а л л о р у к а В р ъ -и -х -ш -ж м 0 0 6 4 8 3 3 8 5 4 1 8 0 6

Т У 1 1 Л 9 Ы -Г Г £

11 И р а н  к о н т р о л ь н ы й  d y  •  15м м i4  H i - 16 ш т . 79 6 3 7 1 2 8 8 6 0 0 7 6

Г 0 С Т Ш Ч 5 -П

“o

i

J

i

1

1
*

1

П риВ язан

Т П  H 6 - 1 - IZ .S B  -  Й О Ь .С О
бисп

Чи н ь .*0
KonuDol\а л  Jjи к и я е В а ________________ Ф орм ат  АЪ_____________

| \
! j

sо
VOA«=;

fb

•ч>

\

4>

Позиция
Н аи м ен о В ани е и  т ехни ческая  хар акт ер и ст и ка  о б о р уд о в ан и я  

и  м ат ериал ов '  J
Завод -  изготовитель (для^ импорт ного о б о р уд о в ан и я - ст р ана,

Тип. м ар ка  
оборудова- 
H u F Обоз
начение до
кумент а и  Л/° 

опросного 
лист а

единиц а
изм ерения Иод завода  

изгот ови
теля

Иодл обору
дования, м а 
т ериала

Ц ена  
единицы  
т ы с.руб.

Иоли-
честВо

М асса
единицы
обору
дования

КГ

!
h

j

|

|
i

! \ 
! \ 
j !

1
'

4 >  oo 1
— 4

Н а -
име
нова
ние

Код

1 1 3 Ч 5 6 7 S 9 10

O S o D u d o S d H u e  и  и з д е л и я  п о с т а в л я е м ы е
п о д р я д ч и ко м  ........

М о н т а ж н ы е  и з д е л и я

11 К о р о б к а _______ с о е д и н и т е л ь н а я _______________________________________ _ Х С К -/6 ш т . 7 9 6 346474 1

И 0 6 -Э Д 1 -
-  /7 5 3 -7 7

13 ___К о р о б к а  с о е д и н и т е л ь н а я ________________________________________ н с к -з ; ш т . 7 96 346474 1
Т У 3 6 -Э Д 1 -

- 1 7 5 3 -7 7

_ £L _____ П р о в о д н и к  з а зе м л я ю щ и й __________________________________________ П 1 ш т . 796 344363 1 3
ТУ 36.1776-76

15 К о р о б ка  о т в е т в и т е л ь н а я _______________________________________ _ КО Р - 734 3 Ш т . 7  9 6 3464742511 1
ТУ36ЧССР667-75

\
1
l

i
i
i

16 О т борное______ уст ройст во_____________________________________________ Т к ч ч ъ п -п ш т . 7 96 3

ПриВязан

Т П  8 1 6 - 1 - 1 2 .8 6  -  Й О Ь .С О
Пист

5инб.ы<>
----------------— ----------- --------------------------------------^-- —  ^ — = .-—  „  ------------------  ^ - ~ __________ Ноли роВал_ Луц'ичеВа Ф орм ат  АЗ
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М и н с е л ь х о з  СССР
Г л А В С Е Л Ь С Т Р О Й П Р О Е К Т

Ц ИТЭП сельхо зпро м

Ьа Ш 1  мойки тракторов и автомовиаей
С Т Е Н Ы  П А Н Е Л Ь Н Ы Е

Альбом 1

В е д о м о с т и  п о т р е б н о с т и  в  м а т е р и а л а х

UHifiW
Копировал"

П ривязан

КрайноВа"" Ф о р м а т  Л 4

Xо
* оJQ
«=:а ;

3ал*«ио
S r
s i

Н а и м е н о ё а н и е  м а т е р и а л а  
и е д и н и ц а  и з м е р е н и я

Код К о л и ч е с т в о

м а т е р и а л а еа.
изм. тип инд. Всего

А Сталь углеродистая обьисновенного качества

г Сталь а р м а тур н а я  класса А -1  > т 168 0,360 0,016 0,376
3 Сталь а р м а т у р н а я  класса А - 1 ,  т 168 0,060 - 0,050
4 Сталь а р м а т у р н а я  кл а сса А - I ?  т 168 2,008 0,002 8,010

5 Сталь а р м а тур н а я  класса А -Й ,  т 168 0,145 — 0,145
В Сталь а р м атур н а я  класса А -У . , т 168 о.19о — а,190

7 Сталь с о р т о в а я ,  т 09 3000 168 3,787 0.395 4,182
8 Прокат  л и с то в о й  р я д о в о й , т о9 7 0 0 0 168 0,15 7 0,319 0,416
9 П рокат г н у т ы й  с т а л ь н о й ,  т 168 0,140 — 0,140
АО Профиль п р я м о уго л ь н ы й 1 2 0 *8 0 *6

И М о л о д е ч н е н с ко го  3J1K, т 168 0,310 - 0,370

12 Umoro стали В натуральной массе, т 168 4 4 5 4 0.7W 5,168
13 в т о м  числе по укрупненному сортаменту
№ Валки и швеллеры, т oq 2500 168 0.058 — 0,058
15 с т а л ь  к р у п н о с о р т н а я ,  т 09 3100 168 1,414 0,377 1,791
16 ст а л ь  с р е З н е с о р т н а я ,  т 09 3200 168 0,332 0,008 0,340
11 стал ь  м е л к о с о р т н а я ,  т 09 *3 0 0 168 1,770 0,008 1,778
18 к а т а н к а ,  т 09 3400 168 0,725 0,002 0,727
19 с т а л ь  т олст олист оёая  р я д о В ы х

го м а р о к  ( о т  4 м м ) ,  т 0 9 7 Ю 0 168 0,086 - 0,086

Гиа-кол. материй/юБ, потребное Зля изготовления типовых и стандартны* изделии 
Инд.-кол. материалов, потребное для изготовления и ндиёчдуальных конструкции и изделий

инВ./Ч0
От. и нас.
Гл.спеи.
Hd4.omd.
Ш .

Колгушки н
Пилипчук.
Тигай
глезин

7 ^
ш .

Копировал

Привязан

777 Ы 6 -1 -Щ 6  -А С В М

В едом ость потребности & матери* 
лак по рабочим черт еж ам  
о сн овн о го  комплекта м а р к и  АС

Стадия

KPduHogoT

Лист Листов
1

циТЭЛсельхозпром 
г  ивсжоёо  

Ф о р м а т  А 4

гъ
\
ч?NI

Ом
QIOЮ-
°Е

Н а и м е н о в а н и е  м а т е р и а л а  
и е д и н и ц а  и з м е р е н и я

К о д К о л и ч е с т в о

м а т е р и а л а ед.
изм. т и п инд. В сего

1 сталь тонкол истовая 1гшлщ.ат1,9доЭ,9ми,п> 091 20 0 168 0,003 — 0,003
2 сталь тон ко л исто ва я  толщ, от 1 до 1,8 мм,т 09 7300 168 0,025 — 0,025
3 сталь кровельная оцинкованная, т 09 7400 168 0,01В 0,319 0,362
4 Металлоизделия промышленного назначения
5 (м е т и з ы ) 12 0000

6 Проволока стальнаянизкоуглеродистая

7 обыкновенного качест ва, т 12 1300 168 0,078 — 0,078
8 Проволока стальная низкоуглерадистая

9 пери ода чес ко го проф иля, т 1214 00 168 0,606 — 0,606
10 изделия из проволоки, т 127000 168 — 0,060 0,060

И изделия крепвэкны е, т 12 8 000 168 0,022 0,002 0,024
12 итого металлоизделий промышленного
13 назначения, т 168 0,750 0,069 0,819

44
15 Всего сортового и листового п р о к а т а

16 обыкновенного качества, проф илей и
17 метизов в н а т у р а л ь н о й  м ассе, т 468 5,201, 0,783 5,987

18 Umoro стали, приведенной к  с т а л и

19 класса 4 -1, т 168 5,005 0,019 5,024
го Umoro стал и , приведенной к  ст а л и

21 класса 0  3 8 /2 3 ,  т 168 5,444 0,765 1,875

г г Всего стали, приведенной к  классам
гз A -I и С5 8 /2 1 ,  гт7 168 8,116 0,784 8,900

гц
25 Сталь сортовая конструкционная 09 5000

26 Прокат из с т а л и  с пределом текучести

Привязан

инв. 14°
Копиров а л  . .. K p OjI H joS i

ТП Ш - 1 - Ш Б  -Асвм
Лист

2

но
ме

р 
I 

ст
ро

ки
 

1

Н а и м е н о в а н и е  м а т е р и а л а  
и е д и н и ц а  и з м е р е н и я

К о д К о л и ч е с т в о

м а т е р и а л а ед.
изм . т и п инд. В с е го

1 3 3 -4 0 K r jм м 2, гп 158 0,035 _ о,035
2 Umoro стали сортовой конструкц ионной
3 в натуральной массе, т 168 0,035 — 0,035
4 В т о м  числе по укрупненному сортаменту

5 ста л ь  крупносортная/^ 09 5100 №8 0,016 — 0,016

6 ста л ь  м е лкосорт ная , т од 5300 468 0.019 _ 0,019

7 Umoro стйли сортовой конструкционной,

8 приведенной к  стали класса С 38/23, т 468 о,о44 — о,о 44
9
10 Всего приведенной стали к  классам

11 A-I и С 3 8 /2 3 , т 168 8,160 0,784 в,944
12 В т о м  числе

13 на изготовление сборных железобетонных

14 конструкций, т 168 5,540 0,317 5,857
15 на строительные стальные конструкции, т 168 1,080 — 1.080
16

17 битумы нефтяные строительны е, т 02 5621 168 — 2,420 2,42 0

18 Материалы л а ко кр а со чны е, т 23 1000 168 — 0,520 0,620

19

Ю Продукция лесозаготовительной и лесопильно-

21 деревообрабатывающей промышленности 53 0000

22 Пиломаггериалы качественные, м 3 53 3100 113 1,54 0,76 2,30

23 Блоки дверные в сборе, м2 055 8,11 — 8,11

24 Переплеты оконные, м 2 055 6,23 — 6,25

25 Плиты древесноволокнистые твердые, м 2 55 3600 055 13 — 15

26 Расход пиломатериалов в круглом лесе, м 3 113 г,ы 1,14 3,65

Ф о р м а т  А4

Привязан

(JhB./v)0
Т П  Ш - 1 - Ш 6  -ACSM

К о п и р о В а л  К р а й н о в а

Лист

ф о р м а т  А 4



1 :

3а х  Я» о г а
Н о и м е н о б а н и е  м а т е р и а л а  

и е д и н и ц а  и з м е р е н и я

К о д К о л и ч е а т ёо

м а т е р и а л а ед.
изм . т и п и мд. В с е го

4 Щ е б е н ь , м 3 57  4440 443 — 30,2 30 ,2

a Г р а В и й , м 3 57 4420 443 34,93 — 31,93

3 Песок строительный природный, м3 57 4440 443 31,5 7 9,4 443,9

4 А сб е ст , т 5 7  2*400 168 — 0,300 0,300

5

6 Ц е м е н т 573000

7 П о р т л а н д ц е м е н т

8 м а р ки  3 0 0 , т 573151 46 8 — 20,17 го, 17

9

40

м а р к и  400, т 5 7 3442 168 29,40 г,09 31,13

м а р к и  50D, т 57 3113 468 4,89 — 4.89

44 Ц ем ент, приёеденны й к  м а р ке  400,

\г Всего, т 468 31,18 20,67 52 ,45

43 В т о м  числе:

44 на иэготоВление сборны х железобетонных

45 ко нстр укц и й , т 468 30,98 — 30,98

46 на  изготоВление монолит ных бетонных

17 ко н с тр у кц и й , т 468 — 43,48 Ш 8

48

49 и з В е с т ь  с т р о и т е л ь н а я ,  т 574442 468 - 0,330 0 ,330

го К и р пи ч  с т р о и т е л ь н ы й ,  т ы с . и и т . 57*1125 798 — 5,85 5,85

14 р у б е р о и д , м г 5 7 7 1 0 2 055 - 4282,5 4282,5

гг Т о л ь  к р о В е л ь н ы й , м 2 5 7 7 *1 0 1 055 — 5,44 5,11

гъ изол ГОСТ 4 0 2 96 -7 9 , м 2 055 — 227 227

24 Плитка с т е к л я н н а я  облицовочная, м 2 055 - 207 20?

25 С те кл о  о ко н н о е , м 2 5 9 44 20 055 - 7,8 7,8

26 В а т а  м и н е р а л ь н а я , м 3 576440 443 - 0,42 0,42

П ривязан

Т/н8.г4°
К о п и р о в а л К рас

7/7 S 1 6 -L -L L .S 6  -АСВИ
Лисп?

k
Ф о р м а т  Я4

i fг  и

Н а им е но ва ние  м а т е р и а л а  
и е д и н и ц а  и з м е р е н и я

К о д К о л и ч е с т в о

м а т е р и а л а ед. 
и ем. т и п инд. В с е го

4 Сталь сортоВая ко н с тр у кц и о н н а я 09 5 0 00

2 П р о ка т  л и с т о В о й , т 09 7000 468 - 0,042 0,012

3 В т о м  числе п о  укрупненному сортименту

4 с т о л ь  к р у п н о с о р т н а я , т 09 5400 462 - 0,004 0.004

5 с т а л ь  среднесортная, т 09 52 0 0 468 - о,оо4 0,001

6 с т а л ь  м е л к о с о р т н а я , т 09 5 3 0 0 468 - 0,004 0.004

7 ста л ь  толетолистоВая рядовых м а р ок

8 (от 4 мм), т 09 7400 468 — 0,008 0,008

9 сталь тонколистоёая толщиной от 4,9 до 3,9мм,т 09 7 200 468 - 0,004 о,оо4

40 Металлоизделия промышленного назначения

44 (м е т и з ы ) 420000

42 Проёолока стальная низкоуглеродистая

43 обыкнобенного к а ч е с т ё а , т 424300 468 - 0,043 0,043

44 Сетка стальная сёарная а р м а т у р н а я ,т 427600 468 - 0,023 0,023

45 Umoro металлоизделий пром ы ш ленного

46 н а зн а ч е н и я , т 468 - 0,036 о .о зб

47 Umoro с т а л и , приведенной к  стали
48 класса А -1  , т 468 — 0,050 0 ,050

49 lima го стали сортовой конструкционной, приёе-

20 денной к  ста л и  класса С 38 | 2 3 , т 468 — 0,045 0 ,045

Тип.-коя.MdmepucwoS, потребное для изготовления типобыя и стондартных изделии 
Инд.-кол. материалов потребное для изготовления индивидуальных конструкций и изделий

Привязан

777 & 1 6 -1 -2 .Z .& 6 -  ВК ВМ

Ведомость потребности В материалах 
по рабочим ч е р те ж а м  

осно&ного ком плекта м а р ки  В К

Копировал КрайноВсГ

Стадия Л и с т Л и с т о в
р 4 г

циТЭПсельхозпром
г иВаноВо

Ф о р м а т  Я4

3 НаименоВание м а т е р и а л а Код К ол и чество

"SSeго
и единица измерения м а т е р и а л а ед.

иэ/ч. т ип. инд. Всего

X 4 изделия минерс/лаёатныетеплоизоляционныJ, 5 7 5 2 0 0 443 - о,8 4 а ,84
£л 2 М аст ика  строительная ГОС744794-79, м 3 443 - 0,207 0,207
о;

3 Прокладки Г0СТ49477-84, м 0 0 6 - 27 27
4 Пластины рвзиноВые и  резинотканеВые, кг 446 50 — 50

5 Текст олит  ГОСТ 5-78Е , кг 446 26 - 2 6 ___

6 Полотно-панель Т0С72ЪЦ86-1Э , кг 446 43D — 430

7 Клей ТУ 38- 105.4061-82, к г 446 4 — 4
8

9 УскусстВенный лёгкий пористый заполнитель, м4 443 60,62 — 60,62

10 Песок искусственный, м3 443 30,35 - 30,35

44
12
43

14
15
46

17
18
49

20

21
о 22
со13 23
Xa
2 24

и 25
Е"Вas 26

При в я з ан

Т П  i 1 B - L - L l . S 6  -А С Ь И
Лист

5
ЦйВ.и9

Копировсал К р а й н е  fa  Ф о р м а т  Л4

ol2 а, о
£ £  О t  X •*

Н а им е но ва ние  м а т е р и а л а  
и е д и н и ц а  и з м е р е н и я

К о д К о л и ч е с т в о

материала ед.
изм. т и п инд. В сего

4 Всего с т а л и , п р и в е д е н н о й  к  с т а л и

2 кл асса  А -1  и С 3 8 /2 3  , т 466 — 0,065 о ,0 6 5

3

V Трубы стальные (Всего), м 0 05 5 5 - 55

5 т 468 0,062 - 0,0 62

6 Труды с В а р н ы е  ВодогазопроВодные
7 (га з о б ь /е ) ,  м 438500 006 55 - 55

8 гп 158500 468 0,062 - 0,0 62

9

40 Тр уб ы  ч у гу н н ы е  (В с е го ), м 006 34 — 34

41 т 468 4,46 — 4,46

42 Трубы чугунные напорные Водопроводные

43 (Включая Вторые сорта сверх установленных

44 норм и продукцию не по з а к а з а м ), м 446100 005 34 — 34

45 т 445400 468 4,46 — 4,46

16

17 Ц е м е н т 5 7 3 0 0 0

48 Портландцемент м а р ки  4 0 0 , т 5 7 3 4 1 2 468 о,49 — 0,49

19
20

24

22

23

24

25

26

Лрибяэсзн

и н в .л /0

---------------------------------  Лист
Т П  8 1 6 -L - L Z .S 6 -  8 К В М  [ 7 “

' Ф о р м а т  Я*Г
± .



!

f

0 -501 оГО.
ч

Н а и м е н о б а н и е  м а т е р и а л а  
и е д и н и ц а  и з м е р е н и я

К о д К ал и  чест во

м а т е р и а л а ед.
U3M. т и п и нд. В с е г о

( СортоВои прокат обыкновенного качества С?9 з о о о

г П р о к а т  л истоВ ой р я д о в о й , т 0 9  7 Ю а 168 0,188 0 ,0 8 0 0 ,2 6 2

3 С т аль со р т о в ая  ко н с т р у к ц и о н н а я ,т 09 50 0 0 168 0,086 0 ,0  4*2 0,188

4 В т о м  числе по укрупненном у с о р т а м е н т у

5 с т а л ь  кр уп н о со р т н а я , т 09 5 Ю 0 168 0,014 0 ,005 0 ,0 2 0

6 с т а л ь  с р е д н е с о р т н а я ,  т 09  5 2 0 0 168 0 .0 2 2 0,011 0 .0 3 3

7 с т а л ь  м елкосорт ная 0 9 5 3 0 0 168 0 ,0 5 0 0 ,0 2  5 0 .0 7 5

8 с та л ь  толстолистовая рядовых марок

9 (от 4 м м ) ,  т 05 7100 168 0 ,0 9 5 о,аа4 0 ,0 9 5

Ю сталь тонколистовая толщиной олп1 до 1,8мм, т 09 7 3 00 168 0.079 0,001 0 ,080

11 сталь кр о в е л ь н а я , т 09 7400 168 о,оо 8 0 ,075 о ,о 8 3

18 Всего сортоВого проката обыкновенного качест-

15 Вd s стали сортовой  ко н стр укци о нн о й  и

14 н а т у р а л ь н о й  массе, т 168 0,868 0 , 1 2 2 0 ,3 9 0

15 Всего с т а л и , приведенной к  с т а л и

16 кл асса с  5 8 / г з , т 168 0 ,3 0 2 0 ,1 3 8 0 ,4 4 0

17 Трубы  с т а л ь н ы е , (всего) м 006 о, 54 81,54 81,54

18 т 168 о.оо о4 0,1101 0,1105

13 Трубы сварные ВодогаэолроВодные, м 15 8500 00 6 0,-54 и 11,54

го т 1Ъ 8500 168 а,ооо4 0,0171 0,0175

Тип.-кол.мотериало&)потредное для изготовления типовых и с т а н д а р т н ы х  изделии 

Инд.-кол. материалов}потребное для изготовления индивидуальных ко нстр укц ий  и  изделий

Привязан

ТП & /6-2-2.2.S6- ОВВМ

по радочим ч е р т е ж а м  основ
ного к о м п л е к т а  м ар ки  ов

Копировал К р а сн о в а

Стадия Л и с т Л и с т о в
Р 1 г

ц и Т Э П с е л ь х о з п р о м
i-. Ll ба н о ё о

Ф о р м а т  Л 4

сигМОг а
Н а и м е н о б а н и е  м а т е р и а л а  

и  е д и н и ц а  и з м е р е н и я

К о д К о л и ч е с т  Во

м а т е р и а л а ед.
и зм . т и п и н д , В се го

1 Трубы тонкостенные электросваоные угле-

г радистыеГдиаметром до 114мм ), м 15 7500 0 05 ___ 70 7 0

3 ГГ? 15 1 50 0 168 — 0,093 0,09  3

* Радиаторы отопительны е стальные» экм 084 — / w 1 4 ,4 4

5 Изделия м инералават ны е  т е п л о и з о л я -
•V

6 ц и о н н ы е , 5 7 б г о о 113 —  • 0 ,8 3 о ,83

7 Материалы м я гки е  изоляционны е, м г 57 7 4 0 0 0 55 — 18,6 18,6

8

9
10

i

И

11

<3

14
з

15

16

17
18

>«

20 ,
21 * ,

г г

23

14

25

26

Привязан

ин6.л|о
7 7 7  J / S - 2 - 2 2 J S - 0 B B M

Копировал Крайнова

Писго

г

а-3
Г а
g E

Н а и м е н о в а н и е  м а т е р и а л а  
и е д и н и ц а  и зм е р е н и я

К о д К о л и ч е с т в о

м а т е р и а л а ед,
изм . т ип инд . В сего

1 Сталь углеродистая обы кн ове нн ого

г ка ч е с т в а

3 С т аль с о р т о в а я , т 09  З о о о 168 - 0,086 0,086

if Urnoro стали и  натурал ьной  массы, т 168 — 0,086 0,026

5 8 том числе по укрупненному сорт амент у

6 ст а л ь  м е л к о с о р т н а я , т 09 ЗЭоо 168 0,017 0,017

7 к а т а н к а ,  т 09 54оо 168 — 0,00 9 0,009

в Металлоизделия промышленного н а з н а ч е -

9 ния ( м ет изы ), т 12 0000 168 — 0,020 0,080

10 Всего сортового проката и метизов в  ноту-

11 ральной м ассе , т 163 — 0,046 0 ,046

11 Всего стали, приведенной к  с т а л и

13 кл а сса  С 5 8 1 2 5 , т 168 - 0,0 46 0,0 46

14 Трубы с т а л ь н ы е  (в се го ), т
- 0,010 0,010

15 Трубы  сварны е газоВодопроводные, м 13 8500 006 — 6 6  _ _

16 т 158500 168 — 0,010 0 .0 10

17

18 Трубы из полиэтилена, м 81 4800 006 — 16 16

13 т 884800 168 — 0,00 3 0,003

80

Т и п .-  кол .м атериалов,потребное д л я . изготовл ения типоВы х и  с т а н д а р т н ы х  изделий 

И нд .-ко л . м атериал ов,потреб ное  Зля изготовления индивидуальных конструкции и изделий

инв.н°
и н ж .
Рцк.гр.
Гл-спеч.
Нич.отд.
ги п

Баж енова
ГолцУеби Ж
Сидоров
К у т и Н
Глезин

С М Ш 7
W 7
Г /*Е

Привязан

т п  и в -1 - и л е - ъ\*т

В ед о м о сть  потребности б материа
лах па рабочим че р т е ж а м  о сно в 
ного к о м п л е к т а  м а р к и  ЭМ

К о п и р о в а л  К а а й н о Т а

Стадия Лист ЛистаI

циТЭ Лсельхо ъ п ром 
г. Иваново

_________Ф о р м а т  Я 4

Формат Л 4

Типовой проект 816-2-22.86

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293833/4293833779.htm

