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НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0 ,0 2 ДО 0,16 М3/С 
С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 2 ,4  м
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БаДПЗЛБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ производительностью ОТ 0 0 2  ДО 15 М5/С 
ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИИ УРОВНЕЙ БОДЫ ДО ЬМ

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0 ,0 2 ДО 0,18М3/С 
С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 2,4 М

АЛЬБОМ Ш

Архитектурно- строительные решения
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Основной комплект ЯР
Общие данное (начало) < 3
ОРщие данные (продолжение) 1 н

3 Общие данные (окончание) 5 5
k FlMrild k 6
5 Разрезы $ 7

_ L Фасады 6 9
7 Ъан отёеогтий, план кровли 7 9
8 FlidHioi полоВ д (О
3 Узлы 9 Н

Осноёной комплект Н Ж
Ю Общие данное Г  начало) 4 41
4 Общие данные ' f окончание) & 13
11 Сосемы распо/юэсе.пия патт и бдлок покрытия,

тонн 3 А
в Спецификации к схемам расположения плита

бсиок по Крита 9, колонн Ц 45
A Схема расположения стеноёт панелей

надземной части 9 46
/.5 Схема расположения стеноёт панелей подземной

части 6 п
/6 Удел 4 3 к схеме расположения стеноВм пан&ей

подземкой части ’ 7 4Ь
У7 Схема росло о̂о/сения площс/дон мащзала

на от ч-0,030 8 4$
/8 Фундамент ФЮ4 9 19

'Ъяма расположения днища пм4
Летали армирования гребня и приямка 40 10

го Схемы армироёания днища пм4 и 14
и Спецификация и ведомость расхода стали

дниша Пм1 л
n Схемб расположение ФннЪаментсё.опоо под обо--т-—--f------- 4̂-~---------- *----*

рчооьаниг 43 1л

Е

н
л/п Наименование

нлиста f t p

13 Схема расположения каналоВ электрочасти 4Ц tit
ik Балка 6 м * / j 6 м  1 45 15
15 Схема расположения приямка теплосети 46 16
1ё Водонепроницаемый Выгреб* 47 ZG

Основной комплект Нм
11 Общие данные 4 Vt
и Схема р а с п о л о ж е н и я  п у т е й  подвесного крана

и монорельсов L Li
13 Уг е л /  е  Валке! М б  6 3 13
3 0 Схемы расположения металлических лестниц,

площадок и ограждений Ч 30
зу Узел 4 5  Щит МЩ4 Схема рамолозкения

опор под трэбопроёоды 5 34
31 Схемы расположения стоек, бсиок и

кронштеиноё под плоицбдки € 3 L
13 Узел 6 U балка т ч 7 33
bk Техническая специсриксция металла {начало) 8 3k
Ь5 Техническая апецификаиия Металла

{окончание) 3 35
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Ш

ТОГ
Н КОНТР
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Ведомость чертежей основного комплекта АР

<1\ Лист Наименование примечание

1 Общие данные ( начало!

г Общие донные ( продолжение/
в Общие данные (окончание}
4 Планы

S Разрезы%в Фасады

7 План отдгрстий, план нраВли

г В Планы полов

S
1

$ Узлы

U

1
$

Технике- экономические показатели

Наименование
и
изм

«
2 Приме

чание

Площадь застройки т е| Строительный объем м* 816.9

$ В т ц надземный м* 5983.
подземный E1S 74

Общо л площадь м* 133J4

Типовой проект разработан $ соответ
ствии е действующими нормами и 
правило ни

Главный инженер проекта /  Ново минский/

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Ноиненовонае Примичамн

Ссылочные документы

ГОСТ 12506-8f Окна деревянные доя производ
ственные зданий

ГОСТ 111- 79 Стекло оконное

го ст 1 Ш 4 -3 4 Двери деревянные для про
изводственных здании

го с т  ввгв-уч  *
Двери деревянные внутренние 
для жилых и общественных 
здании

ГОСТ S i t - t l
Оерелычки железобетонные 
для зданий с кирпичными 
стенали

m r  m e - s o
Плиты парапетные железо
бетонные для производствен
ных зданий

1239-1  выл г
Железобетонные козыоьки входов 
и аоропетныв плиты 
общественных здании

1494-27 выл 7
Воздухолриенныо устройство 
с подвесными утепленными 
клапанами

г 4зб 17 выл о 1 Узлы окон с деревянными пере
плетами ПО ГОСТ 12$0Ь-$1

S iSO п  Выл О Щ
Узлы покрытий одноэтажных про- 

из В од i пВенных зданий с рулонными 
кровлями и железобетонными ллитони

1400-1$ был 0,1

Унифицированные закладные изделия 
железобетонных конструкции 
для крепленu j технологических 
коммуникаций и конструкций

го с т  г г Ш - 7 7

Шкафы металлические для 
хранения одежды В санитарно- 
бытовых помещениях промыш
ленных предприятий

С Н 181-70

Указания по проектированию 
цветовой отделка интерьеров 
производственных зданий 
промышленных предприятий

Прилагаемые документы

901-1-81 8 7  -ОМ
Ведомость потребности $  
м ат ер и а л а х УАЬбОМУШ

Ц
Ведомость спецификации j

Аист Наименование
А

Примечании |

1 Спецификация стекло i
3 Спецификация элементов заполнения проемов
3 Спецификация перемычек
4 Спецификация металлических шкафов
7 Спецификация парапетных плит, козырька

входа, стальных элементов

Спецификация стекла
Наименование и

Обозначение Толщи-
Размеры, ни Коп

норка остекляемого 
изделия на нн Высота Ширина ШТ

Оконный (кок  
ПВД 1Z-1S.1 гост 1 Н -7 8

4 990 1025 5
3 980 Ш 5

Оконный («он 
С 6 A It- I t ГОСТ 111-7S 3 980 500 В

□ привязан
z d

Г UHB Ня |

T П 9 0 1 - 1 - Ш 7  - Л Р

Водозаборные сооружения производительностью arOJOl до1 ЗнЫсдЛЯ анппотмд колебания эоаВнво Волы до Ян__ l___
( П В ! Я Б « к Насосная станция проигЗ&ди- 

тельноетью отШ до Ш м Ъ с  
с загяивпенчен мошзаеа эЛЖгтттшгшмгжх/лмлшш Р | Г |  9

17TNTIГТТШТШ1Ш11Щ 
GlZJDI Ш Ш Ш  $253  
W1W>1 ШШ'УгШ

g
Общие донные 

1 мочало /
Госстрой ССсн 

Укрводоко ,опт огкт
г Кае8

г т ш  Н Формат А 2
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Общие указания

1 исходные данные и отпасть применения проекта 
смотри пояснительную записку альбом I

2 и а условную отметку О ООО принят уровень чистого 
попа надземной части насосной станции, что соат- 
ВетстВует абсолютной отметке l i

Л Ппанировочная отметка уровня земли Вокруг здания 
принято минус 0 150

Lf Наружные стены здания приняты из керамзита -  
6 р. то /ныл панелей по серии 1030 1~ 1 объемным весом 

300 кгс/м3 и из обыкновенного коранического кирпича 
пластического прессования (ГОСТ 530 SO! марки 50
г  -  С И Л

5 Внутренние перегородки приняты из обыкновенного 
кирпича марки 75 ( гост 5дО $0} на растворе марки50 
Перегородки армировать В горизонтальных швам 
стержнями 2 ф в  A -T t через 6 рядов кладка по Высоте

в При Возведении кирпичных стен за я ожить В откосы 
оконных и дверных прогнав деревянные антисептик 

рованные пробки ( £50 к 120? 55) на высоте 500 нм 
от низа проема и Выше через 600мм, но не менее 

двух с каждой стороны проема
Ч Кирпичные стены и перегородки В процессе Возве

дения, крепить к колоннам анкерами закладывав 
мыми в швы кладки В соответствии с чертежами 
норк( Кж

8 Не^лцие перегородки В нутре здания не доводить 
на 3 0 мн до низа несущих конструкции покрытия 
on избежание передачи но них нагрузки  
Зазоры с а о оть просмоленной паклей и оштукатурить 
сложным раствором

$ Кладку наружных кирпичных стен изнутри Выпол
нит о В пустошовку и в подрезку с последующей 
отделкой по ведомости отделки помещений 

ю дополнение швов панельных стен выполнить по 
серии 1030 1-1 Выпуск д 'В

1* Горизонтальная гидроизоляция стен на отметке 
- О 030 состоит из слоя цементного растВора 
состава 1 2 толщиной ВО мм в рядах * / \ 2 *

12 Устройство полов В производственных помеще
ниях Выполнить после у  клади и т руб для элек
трических кобелей по чертежам электротехни
ческой части проекто Концы труб, закладывае
мых в поя, заглушит ь деревянными пробками

U  в  попах на грунте при применений бетонного 
подстилающего слоя следует в основание 
втрамбовать спои щебня или гравия крупностью 
^0 г 50 нм в су глин к ох

N  Двери в злектропомещенаях должны иметь 
самозопирающиеся замки, открываемые без ключа 
с внутренней стороны

15 Полы 8 санузле вь полнить но 20 мм ниже уровня 
попов смежных помещений

0  Под перегородки предусмотреть утолщения В под 
готовке в каждую сторону от перегородки, общей 
Высотой 25 0 им В соответствии с деталью разра? 
досланной на листе 8

17 Защитный слой кровли состоит из спая чистого 
сухого гравия ( го ст  $£68 S i !  фракцией зерен
5  10 мм, толщиной слоя 10 нм, $ топленного В анти 

септированную битумную мостику марки ПбН Г-55  
I ГОСТ 2883 ВО)

18 Водоизоляционный ковер кровли состоит из 6*слоев 
рубероида марки Р К П -BSOAf ГОСТ 10323-82) но анти 
септированнай битумчоо мостике Мб К Г-55

12 Пароизаяяция кровли - обмазка горячим битумом 
за 2 раза

iQ Утеплитель кровли- плитный пенобетону Цел кг/м* 
(ГОСТ 254*5 82}

Ы 5 местах поипыкания кровли к парапетам, 
карнизам и 8 местах пропуска т руб основной 
Водоиъоляционный ковер усилить двумя дополни тель 
ными слоями рубероида на битум ной мастике 
марки М6К-Г- S5 (  ГОСТ 2883- 80)

22 Антикоррозийную *а щиту стальных изделий зак
ладных и крепежных элементов смотреть в общих 

донных чертежей марки КЖ

23 Деревянные элементы соприкасающиеся с кирпичной 
кладкой, железобетонам или металлом онтиселта• 
ровоть

24 Все стальные изделия после очистки от грязи и 
ржавчины окрасить носпяно биту мной краской 
В Т-574 по грунтовке Г Ф - *20

25. все столярные изделия окрасить За 2роза эмалями 
па оерунтоВкс

Порож ная отделка

1 Наружные поверхности стеновых помелей окрасить 
( в условиях завода изготовителя I пнеле распалубки 
ценентно-перхпорвиниловыни кросхини ЦПХВ

г Кирпичные участки наружных стен Выполнить 
под затирку с расшивкой швов поо рисунок панелей 
и окраской лод цвет помелей кроснами Ц П Х В

3 Вокруг здания устроить перо лотовую отмостку 
по щебеночному основанию шириной 700 нм

4 Цоколь кирпичных участков стен оштукатурить 
цементным раствором на высоту 1 785м с последу
ющей опросной ЦПХВ

. .  Го с с т р о й  С С РУ кР8 ооокинаппроо гг
Г Каев

ш ю - м  г Форист Я£
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Наимрнсёанче
UJJ

номер помещения

Машз ал 
(подъемна* 
часть) 

Помещен1 _ Думного
а-

Машьал 
(надземная 

час ту

ПСУ, тепло- 
пункт

Помещение
деокфной
ремонтной
бригад

Санузел

потолок

30

8/

а  в

U

зл

ЙиЭ отделы $

Затирка Клее fa* 
побелка 
низа пло

щадки

3 атирщ 
Kjeegap 
побелка

Зашрка, 
изьесто• 
Гая
поселка

Затирка, 
клее В а* 
пооелка

Затирщ
побелка
M -Z )

Ъебомость сиделки помещ ений  
площадь m l

Стена ши 
перегородки

W

5Т.8

Ю1

ш

т

Вид отделы

Затирка
раствором̂  
клееёа.я 
окраска 
образец 

Н

Отделка ниьа стен ши 
пер егородок(п онель)

61

Росши ёка 
Шёоё 
панель- 
нис спен, 
штукатур- 
ка кирпич 
них стен 
клеевая 
окраска 
образец 

Н
иёкаТаеши 

ШЪоё 
панелбниг 
стен 
подрезка 

rnioB
кирпичник 
етен 
избемко- 
ёая поселка
Расшибка 

иЛоё 
панелбнш 
етен 
гитука- 
турка 
кирпичных 
стен, 

Клееьая 
окраска 
образец 

Н
Расти ёка 
ииёоё 
панелбнш 
стен, 
штука
турка 
кирпич них 
стон, 
окраска 
З А -г  7 образец

$6,1

Ю

Вид отделки

Масляная
окраска
образец

Н

Масляная
окраска
образец

Затирка,  
U3&гетко fa*
побелка

Масляная
окраска
образец

Облицоёка 
ГАОдУроЬйН- 
ной плит

кой

tsoo

т о

1600

т

Колонна

/3

11,6

Вод отделы

Затирка, 
масляная 
окраска образец
Ь» 4,5м
&ь/ше
клееёаяокраскаобразец

М
Затирка, 
масляная 
онраска 
образец
Л S 4,5м

клеевая
окраска
образец

Затирка
изёкто
бая
поселка

Затирка.
масляная
опаска
образец
о* 4,5м,
клеевая
о к р ас к а
образец
К

Примечания

Простая 
отделка 
номера

колера 
принять 
поСЙШ-Ю

Простая
отделка

Простая
отбелка

Улучшенная 
отделка

Улучшенная
отделка

1 *
Ведомость перемычек

Маркапоз. Схема сечения

пР-1
мест-/

ш  (6-3

1 з Н ь

п п
мест/

306 <8-37

ПР ъ мест/

зпь (Ь-ы

np-k 
мест 4

im s -  и

№-Ь
мест1

гпы з- i
гою  г - /“ЗкО

ПР-6 
мест 2

<ЯБ Ю-1
40» 7  
~3£1

Спецификация элементов заполнения проеюВ

4 О б о з н а ч е н и е Н аи м е но в ан и е Ко»
Ми х  
сд к г

Приме*
нание

_ 1 ГОСТ 66t9-7«* Д у р н о й  блок Л  п А -й ш  
£ к р н с & <йм ’М П И

i
_ 1 ГОСТ Л ы к - й к 1

Ъ Г О С Т  B 6 l B - l k * А ё е р н о й б л о к Ш - Ю я 1
k госгеаз-7(<* Л ё е р ч о 2 б !г,о к Д Ш - *\п i

0К-/

ГОСТ Л5бШ О к н о  П В А П - 4 8  1 5
1 Ы - Ш - Ы 0 И о е т ш ь  № 4 i t <7,/3

1  к з е - а  i - s e o - o i КЬетшь М С Э Ь 0 ,t b
~ 1 Ш 1 г Г з з о - о 1 Я Ь  сонное изделие

Ф а  «8 к а з
i fee- п  <-350-07 ф асонное изделие

<РСо /« / 3.11
Z h 3 6 Ш-0 3/ Изделие « p e n e t io m m l 3 1 0,39

О И - 1

т т  п . в о е - ы О к н о  О М  и - а А
г «ас- п  /- збо К о с т ы л ь  M C A г 0,£3
t<(36-<7 Т-350 Ф се о н н о е  изделие

Ф С 1 /л 4 /33
/W-П £ыл 7 У с т р о й с тв о  ёоздухо-

приемное 5  С \Ь  000.000 4

О К -Ь
Г О С Т  11  B O S S ) О к н о  т  t i - i t А
1 «36-11 t - i £ 0 Н о  С т ы л  ̂  М С 4 3
Z. «36-<7 i - i S O Фасонное издашеФС411 А Ш

Спецификация перемычек
Мерка
поз ОбЬзначение Наименование Км

lAaecq 
сВ <г

npLse- v анис
ПР-А ГОСТ 3«8-8<( Ъ ПО 43-3 3 Ы
ПР-L ГОСТ 9«8-в(| ЪПШ-Ы 1 W
/1Р-3 ГОСТ 9«8-8« зла м-31 3 SS
ПР-<| ГОСТ Э«8-8к ЗПЫБ-Ы и Ю1
ОР-5 гост экв-ак 1 3k
пр.е гоетзкв-ак № 40-4 1 Л0

Т П  9 0 Ч - 8 1 6 Ъ Я Р
йооозаъорные tooрхясенця лззчзЗоЭипйСноепк*) ото,(я. 
Ь0(,5»*[С З Л Я  С/МАПи/щд 1ро6~ъ2 ijSieido&M___ 1— Л -ТТриШбч ............ Ш — «O^O AW HEttU насосная станция jpomne&J- 
телбносйшо о т  &оЦ*£м*&
е заглублением м а ш и н л ,ы

СТзеи* Л и с т ЛиспюЬ
к КОНТР Лизенберг Р 3W cfV.670 Волошин^
c u m . 1Ш£ерг_ 4В » О бш ие данны е  

(окончание)
Госстрой 5 С С ^

УкрьодскстлпроЕДт т г

ZSm-Q1 6 Щ м а т Я £



План на отн О ООО

—Н  6600 Деталь крепления 
кирпичного углового 
cm о/ufи ко см документ 
301 4-81S? -  К ж

П ноша дна 1300*1300 
уз Жетона класса в 10

Спецификация металлических щкосроВ

Марка
поз

Обозначение Наименование
ш
т

Масса 
ед Ki

Приме
чиние

Металлические шкоты
1 rocTZZBik 97 мй гав 1

Ведомость проемов дверей

Т '
i лиса 5 марка

not
Размер проемов дверей

4 ism  * гаю

г 310 х 2010
в 10101 2010

4 7ю к гою

± ~ ~ --------------- 1----------И

© ©L ® -4и * ео  £*70 приварить 
па кон тиру лнгка к

Экспликация помещении

г
§
S
5*
§

Наименование Площадь
м*

Категория
Лроиздодст
8а по 6зры8 
над 8зры8о- 
пожарной и 
пожарной 
опасности

н Машэоп 5в г* Д
1 Помешена в Вакуумного

оборудования 21 г А
д монтажная площадка /3 19 А
4 ПСУ 1612 Г
S Теплопункт 34 А
6 Помещение дежурной

ремонтной бригады 4/4
п Санузел j 4

9 Вентшохта приточная 205 й

1 Кирпичную стенку 0 рядах * 2~яЗ Л по осит Д а начинать 
Вести с отметки • 0 470, В соответствии с узлом в  
разработанным на листе А

2 Дюк на площадке под оборудование перекрыть не тел- 
лическими щитами в соответствии с чертежами 
марки КМ

Т П  901-1-8187 -  А Р

Водозаборные сооружения щм-зВод те го ст ь ю  & №  
оо1 внл/сдля онп/штуд колебания урод* и Шь оо вн^_
Косое на а станция прооз&адапл* QlCShi Лрс/п_ flupMQJL-Насосная станция прошЗадитем 
ностью от о ог до о /блЧс, 
t зоглядле поен нашзааа с  нм

Планы

2 Ш 2 - 0 /  7

Госстрой ссся
Укрзодоканалпросятt КУ в

формат /) 2.
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Ф а с а д  1 - 4

- Г . т _

3.000

На Вое

1
1785

3 L -

-о т
,Жш

-------- zsbay -̂----------------------
_____ V ___\

ОК 1" Т~ 3 700 *=■ OKI ОК 1

DUI DO ПО
~ssr

г

В

Ш .

<Ь d)
Ф а с а д  Я - В

МР1Т

I
ок г

сЬ

_sJZ
Ада.

Л
1 .W

-tuso

м
В, 385

~ f M i s

-0,150

Ф а с а д  4 > -1

г о ю
З к .

“0 150

ОК 1 О К 1

JZ
5385

-0,150

©
Ф а с а д  В ' Я

5,385
NP1T

Л
JxM sg

- т о

©

Схемы заполнения оконны х проемов

ПВ018 181

QK-1 
мест S

12
екзв- 11 вып 1

4
г к з е  и  Вып

16 18
с в а 1г-

о к - г
мест 1

г ш  17 вып. 1

зз з4 ($71 
гкзб  17 Вып 1 
по типе г  /53)

/* г Ш  17 Вып 1

Воздахоприемное 

устройство 
SC1B 000 000 
1 kBk- 87 Вып 7

64
свй1г 1г

2 Ш -  17 Вып 1 

57
г  Ш  17 Вып 1

па типу 61____________

гкзв 17 Вып 1

ОК'З 
мест 1

64
г Ш  17 Вып 1

1 Спецификацию козырька Входа см лист 7 
г В схемах заполнения оконных проемов 8 скобках 

даны узлы сопряжения окон с кирпичными стенками

J 8 i _________
гкзв 17 Вып 1 

85

17 Вып 1

ТП-501- l- f l/  8 7  -  АР

Водозаборные сооружения производительностьюцт002 
001Sп3/с оля омппитцт колебания урод чей Воды до В п~ / - л

Привязан ГИП

|§11$

У —Насосная станция производите» J 
ностью рг 008 до 0.1ВиЗ/с с  
заглублением машзала 2 4 н

Стадия Вист Листов
Н КОНТР Йизешберг Р 6Нач orb Волошин
Гп ши Яизенбере

Фасады
Госстрой СССР

2'крводоканалпроект  
г Киев

°j k  гр к лоцман
Он 8 ы° Cm инж ВирдпхоВа

2 S 5 V Z - 0 1  9 Формат Л 2



\U
h

8 
Ыs

> п
од

 А
 П

од
пи

сь
 U

 d
at

a 
Jp

jp
h

 и
н8

н°
\

<*

4

I
i
Ф

*

I

План отверстии

&тВ 100 м loo ни о на
о Hitt. 3 osa

О т В  Юря 1QQ низ 
но от н. о. 050

пли-to Ч-Т 1шп) 

0 1 — $

Спецификация парапетных плит, козырьно йхаёа, 
стольных элементов

План кровли

п о и -10 6-7/ш г 41

п п у - ю  ч - г / ш г  1)

Дотоль крепления стен 
Вентшахты к наружным 

стенам

Ниша дл я  пало- 
дочноео крана

Н а  Спецификацию /  
ел документ 
901-1-81 87-K X S

н 1
±1

Стеновая

Просмоленной яя**# 
на uenei тнчм pntr/tn^»

Ь приварить к

Цементный раст
вор N 200 по 
У /ело НО

3 / приварить 
к за хладным 

изделиям лоз 1.е}

.у
• л

1
р

---------------- А --------

>

Сетка 0 -t  
с п е ц и ф и к а ц и ю  

см документ 
9 0 f - 1 - $ W - M f

u/i

крана

Деталь устройство цоколя

1. Поз 6 заложить В кирпичную стенку через 5 рядов 
кподка и д швы наружных стеновых панелей

зо. J 0

а> z
а

Оштукатурить цемент
ным раствором состава 
1-3

П р и в я з а л

UHB НЯ

Тип
н контр
Н о я  ы  д
г а  спец
рж г о
С п и н ж

НоВомимии
Atfienfope
Волошин
Лдзонвш
Клоинон OK~s~: 
ЬУРОокоВо VTUZ&t. '

т з о ч - в ш -  А Р

Парка,
поэ Обозначение Наименование

НОЛ
ШТ.

масса
едкг

Приме
чание

ПП15.Ч-Т ГОСТ 6736-80 Плита парапетная 10 НО
апЫОЧ-г ГОСТ С786-80 Плита парапетная f 80
К В (816-Т 1 338 1 быn Z Козырек Входа / 750
PMt 901-1-М. STMUtPHl Решетка P h i J 11.4

1 / QOO - 15 Вып 0.1 Закладное изделие
нн 548 Юн 4, г

2 Металлическая дверца
лист 4* 450* 4 50 ГОСТ19903 74 1 0.3

3 ГОСТ 5038-78 Петля накладная пнп-1 г
4 Уголок №5ГОСТ*50$ №Ш 4 о.В

5 Й-7- *6 ГОСТ5781‘8г* t  * 930 k 1.8 В
В Я- г 6 ГОСТ5781- 82*8* 140В 6 0.3
7 901-1-PIS? -ЙРЭ болт 5Н 16*710 ВСТд/Гл г

ГОСТ 2 4379 1-80 1 1.31
S 901-1-8{.$7 -ЙГ'В Лает 13x200 к 6000

ГОСТ 13903-74* 1 Ski

Н о с  о с м о л  с л о н  у я  а  
тел шестые ж Ш ве  & 15н*/с с тлфенш мотало ЗЛ*

SnAid» itnOlib

План отверстий
алан кровли.

нем Листов

~Госстроя ссер 
Укрводокаш,проект 
Г г кие»__________

аяг« г-o f  т Формат Й 2
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Приямок размерами
1U00* 1200 * lk O O (0 j

&

а>

&

%Сз
*->

© е -

©

СЗ«ао«о ©

П лан по АО 8 но отм 0.000

Ф

План поло8 подоенной части

е>
«

©

" А
г != у

1 

1— ‘

§

3000

4

вооо

42000

©  © ©

Дремотный приямок 
600 * боо * юоо Ш  изнутри 
Оштукатурить ценентно- 
пеон оным растВорон 
и зожелезнить

Д е т а л ь  on ирония перегородки

0“ Вт Н1 410
- ,и ь перегородка

I '  6, г  с £50 NN
ч е р е з  г о а  н н

5 ' 5
Кеооническоя не« 

йШ.тДШйЛ. 1. Устройство пола 8 мпшзале и помещении 
Вакуумного оборудования Выполнить после 

монтажа трубопроводов, металлически* 
площадок и постниц

Дренажный лоток за- 
тереть ценентно- песца- 
нын ротворон и за же ns• 
гнить привязан

Ш ~ й е

И

Э к с п л и к а ц и я  п о л о  В

Наименова
ние ияи 
номер 

помещения 
по ароек- 

ту

Подземная
часть

ношзопо

Подземная 
часть- 

помещение 
Вакуумно
го обору
дования

нонтижнаяплощадка,
п л о щ а д к а
мелких
ремонтных
робот

псу,
теплопункт
вемтшахто
приточная

Помеще
ние де-
журили 
ремонтной 
dp и to бы

Санузел

Площадка 
под  о б о *  
рудо 8 о- 

ние

Тил
п о л о

лопроен
ту

Схема поло или 
номер узло  по 

серии

2
ш

4

Покрытие*керамическое не* 
елозурованные плитки(гоо*200} 
по ГОСТ $937-80* -Кнн
Прослойка- ценентно-песчсный 
раствор марки 150 -17пм
Hade тонко из бетона класса 
8 3 .5 по уклону $0-460 мн 
Железобетонное днище

Г 7 Т 7 7

Покры т ие-  ценентно- песчаный 
р аст вор норки ZOO ~ 2 0  нм 
Набетонка из бетона кл а сса  
В 3 ,5  по у к л о н у  Б & Ш п м  
Ж елезоб е тонное днище

Ш тE 2 4 Z 4
%

2т7Т\

-Г 7 У ”ГГ-7\

7~7"7~7

Элементы аоло и и* толщина
Площадь

поло
*0

Покрытие- бет он кл асса  $ & £  
с пропиткой трлтоотони- Зйап 
Ж елезобет оннол  
п л и т а

Покрытие- ценентно-песчаный 
раствор норки 600 с железне- 
наем - 30мм
Подстилающий спой - бетон 
класса 7,5 -400нм
Основание- уплотненный грунт
Покрытие-линолеум ro cj/Ш г 1ЯЗт 
Просяой*о~*е юднал ноетика яз 
водостойким 8*жищин -  1мм 
Стяжкз-л*гьи6\ S i тон клоссоВМ’Я»* 
/1одсти,1?*ащии слои-бетон 
класса 4 $ -  80мн
Основание- упаоггнгнный грунт
Покрытие* керамические не- 
епазирэдонные плитки! есох гоо) 
ПО П СТ SU1-80* -1Энн
Прослойка* ценентно песчаный 
р а с т в о р  м а р к о  ю о - т н и  
Гидроизоляция - г слал еидроизо- 

ла на прослойке из битумной 
мостики -  3 мм
Железобетонная 
ппита

Покрытие- ценентно-песча
ный рсстдор норки 200-30 
Железобетонная 
плита

4 Ш

43М

(3.2

4.2

4 г

з А

%Э

ГИП
И контр
Нач отд
гп cm
РЧК ГО
Ст инж

НоВононскии
Айзенберг
Волошин
Айзенберг
K n O U H Q H
SyodokoBo

г
ш

7 0 5 0 4 - 4 - 8 4 . 8 ?  -  /зр

водозаборные сооружения лроизШитггънссгью ат О Об 
до 1>5м*/с для амплитуд колебания уровней воды до В м
Насосная станция пм^зЗоди- 
тгпьноетъю от 0.02 до {U8a*Jt 
с заглублением нашзала 2£м

Планы л о ло в
ZSSVZ-Oi н

Cmodjk л и с т  f tu c t P O S

$
'Той трой СССР

Укр во доконатхе кт  
__ ' m i . __

ФормоФ п 2 {





Щ
чё

 
ur

fй
уа

то
ЛЗ

*н
л и

^Щ

*5 1 А  £ QомастЬ чертежей основного комплекте?

§ Лис7 Hot именование. flpUMSiOlHUt
*; 1 

3
Общие данные /начала/
Общие оаннЫе jокончание/
Cxsmbt рэс< 'сложения плит и балок

Т
noxpl'tmu,,, колонн
Спецификации к схемам расположения
плит и балок пахрЬ/глия} колонн

S"ч —-----_ Сосет hi расположения стсноВых
ь
S  —" панелей накостной части0 6 Сота расположения стеноВых
>4

панелей подземной части
* 7 Узел 1. .3 к слете расположения
|__,стенаВьх панелей подземной части
[х_ Слета расположения площадок

ташзала на о тт - 0.030
й ■* фундамент °Рпц
э 10 Схема расположения днища Пм1х

Летали армирования приямка
11 Схемы армирования днища Пм1
11 Спецификация и Ведомость расхода

стали днища Пм1
1Ь Схема расположения фундаментов

опор под обррудаВание
п Схема расположения каналоВ

злектро части
16 Балка Бм 1; 6м t
1$ I%|S§<3

1 Г
теплосети
Водонепроницаемый Выгреб

ТипаВай прозкт разработан В coamSemcat&u 
с оейстВгуноицими нерпами и праВилат

[ЗаВнЫй инженер проекта^^1НоВоминскиб/

b tp m o a n b  е сЬ щ ч н Ь /х  и прилагаешь!# докутентаё

Обозначение Нсштенобание
Примеча
ние

СсЬиючнЫе документbt
ГОСТ u w . o n - fljmmbt железобетаннЬл ребрис-
-ГОСТtt101S'17 mbit предварительно на -

пряженнЫе размерами В*3м
для покрытий произВодетВен-
нЫх зданий

ttet. 1-юjsa atm. i Балы стропилЬнЫе железо-

!' * "1 1 1 §•*

зданий с пролетами е asm
1.030.1-1 Стены наружном из одно-
Sim. OS, з - l )  9-1; ¥-1 слойнЫх панелей для каркас-
M \ i - J н!их абшестёеннЬкх

зданий, произВодстВеннЫя и
Вспомогательных зданий
промЬ/щленнЬ/х предприятий

J00S-1-Z/S1 Сборные железобетонные
6 bln. 1)1* каналЫ из лоткаВых

элементов
3300-3 Sim. list'. СборнЫе железобетонные

lis t ; 71st конструкции емкости Ь/х
сооружений для Водоснаоже-
ния и канализации

ГОСТ 318-8*1 ПеремЫчки железобетонные
д ля здании с кирпичными
стенами

1.0I0-//S3 Sun.7-1; Конструкции каркаса неж-
I S ]  t-3; 1-13 ВидоВого применения для

многоэтажных обшестбеннь/х
зданий, произВодстбеннЫх и
ВспамогателЬнЬис здании
промЫшленнЬис предприятий

t w - l *  iim .t Стаканы для крепления
крыш и  but ВентилятороВ
дефлектороВ изтпоВ

Ш О -IS  lim.t ВиифиццроВтнЬц закладные
изделия лселезобетоннЬис
Конструкций для крепления
теле warn® ги^те* ни*х
к а  m м  у н и к а  ц и £  и

Уот ройст В

\й

Обозначение НаипенсВание Приест ~
nut

1.Ш -3 Sim. 1 Сетки е рабочей арматурой
диаметром от '  Од о 31мм

ГОСТ 1317SSS Сетки сВарнЬ/е из стержней
арматуры диаметром до *10мм

S.JOO-L салЬники набиВнЬм
iySO.... 1400 для прописка
труа через стены

1. <100-7 СталЬнЫе изделия для
сопряжения еборнЬих.

железобетонной: конструкций
одноэтажных промышленных
зданий

Прилагаемые документы
301-1- S  1.87 -А Ж и индустриальные изделия " ЯлЬботб
S01-1-S1.S7 -6К1 Ведомость потребности В

материалах ЛлЬбом т

& Ж -< И ФотлтЖ
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В  едатастЬ специф икации

Н of и те мазание
Спецификация к схемам расположения
плит и балок покрытая, колонн
С пециф икация к  схем а м  располож ения

етена&ых помелей надземной части
Спецификация к сосете расположения
стенаЬых панелей портной чисти
Спеиификация к схемам расположения
n j/сщадок mcnujatjrct
Спецификация к спеете /ос/слал оженил
фундаментов под оборудоёание
Спецификация к сосете расположения

З Л е м е н т а В  з л е к т р а а с т и
Спецификация к схеме /расположения
приямка теплосети
Спецификация к колодцу-Выгребу

fyvftwctmfi
1 4 П, ъЬ&ЗяЬ! 

—  . не км/1*1

Ш Ш НП1Ш1 Ш Д

4® W ^

Расчетная схема унищс(

Ведомость ооъстоЪ сбарнЬис бетмнЬис ожелезобетдн-

Н
п/п

Наименование rpynnbt / 
элементов конструкций К»з

1
* Приме

чание

1 ПеретЬцки ssum m 0tl6
1 Панели стеноЬые подзем-

ной части SlilOtWOtH 1S,00
3 Конструкции и детали

каналов и амкрЬ/тЫх ёодоёодаВ sw ot w o sg s
ч- КалоннЬ/ s/ ш а т 7,81
5 Балки стропил ЬнЫе и nag-

стропилЬнЫе m w m o 3,30
В Панели стеноЬь /е надзем

ной части тюмооо * №
1 ПлитЫ покрЬтий т яят о

8 Мрхиюектурна- строитель -
нЫе злементб/ зданий 583w arn C,$1

3 Летали ЬентилзиуоннЪкк,
шахт ssssaomo 0,36

®  ©  Н -

Расчетная схема етеноЬьис панелей
'яцоЬ а я Угло&ая fa neptro/oajo4Wtn

t

vrrr m
3000

ш

jy S rcfi^

акуутнога
оборудования

Привязан

/Г^4Щ гш ка
/р у н м Ь /^ ^ й ^ _

refill
f<M«6

TC/ffl q rr№
Ъ(кф1)M/fMHHjr

TCK/ftr
MtpH./ofi)

Песок V I %S3 ZjlS 1,15 0,07
IV J W ) IU,3) IZ%S) (0,7}

Суглинок
qss i.13 3,0 3,38 0,01
M tup/ M U3,!] m

Общие указания

Л. Расположение здания на местности т. черте
жа генплана I -  I

1.3а относительную с мае тку 0.000 принята аммет- 
на чистого пола, что соотЬетстаует абсолютной 
отметке Г  ~~ 1

3. инженерно - геологические изыскания Выпол
нены

У. При строительстве необходимо составление 
актой осйидетелЬстёоЬания екрЬ/mbtx работ 6 
соответствии с ОНиП3.0f. Of, SS.

S. СтроителЬнЫе конструкции насосной станции 
исполЬзуютсл В качеств зазетлителя.£дя зтой 
цели необходимо выполнить указания, приаеденнЬм. 
на листе Б.

В. Все открЬ/тЫе закладные и ссединителЬнЬш 
изделия В надземной части ошзнкаВатЬ 
(толщина слоя 1IO-1SOmkm)t о подлетной части 
окраситЬ змалью п ф - ш  за  £ раза по слою 
грунта ГФ -СЮ

Ш Ж

ШШшШкшшШ 9 .
ЧШШШиШШЛЩ^МА
07. слеушуепаерг
Ш Щ ш Щ н .
ет.ижшшинтЩ .

Т П 3 0 1 - 1 - 8 1 .8 1  -  К Ж

шсаястащия лмшбмтмЫ 
/остью от qoLjoty 16ярус с 
зшуатием мошзала 1, пн 

Общие даннЬ/е

ШЯ тоаизЗади/п&Ьнзспм гг ц Л
' ктадкия дробней 9о 6м

т Л и см ой

(окончание/
Ш ч1-о1 1ч

Госстрой СССР , 
Укрьадоканаяпрвею

ЧРотат Л1
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1 3 -  13

С  п е ц и д р и  к о ц и я  м о н о п и  т н ы х  у ч а с т к о в  М У 1 и  /1 У  2

t
а-
&

«а
•о

•оос; Обозначение Наименование Коя Принс чо-
г нив

Монолитный участок ШМ.шМ

Сборочные единицы

i/зделия закладные
2 1.4оо- i f .  6  f. 4 / 0 - 0 3 Нн 4 о г-г 4

Д е т а  л и
вч i Я- м-5- ГОСТ 5181-82*1*1250 16 0,3 кг

М ат ери а л ы

[Тетон класса в 15 0.13 н*

Монолитный участокМ92шт1
Сборочны е единицы

Л е т а  л и

5.4 3 Й-ш- 6’ ГОСТ 5181-82*1* г И о 2 0.5КГ
в.4 4 Й-Ш-5-Г0СГ 5781-82* I s 190 12 0.1 КГ

М ат ериалы

бет он к л а сса  в 15 0.01 м>

Спецификация к схемам расположения плит и {плох покрытия,колонн
Марко{ 

поз. О бозначение Наименование Нал
Нассо
ед.,кг

Приме
чание

С х е м а  1

П лит а покрыт ия

П1 901- 1-8Ш -к ш п г -г Ш -1 ПГ- 2Йт V IT - 1 3 2550

и ? 901- 1-8Ш-кжи-ПвЧ-ЗМ/г-1 П В 7 - 2 Й Т  С/Г-1 2 3200

.13 901-НШ*ЮМ-П8Ч-ЗА№4 П В 4 " ЗЙт v n - 1 1 3300

п ч 3.00 М-2/8г.1-2г10 -0 4 8 П 1 Ч р -3 г 310

С6ЧЙ-1 1 4 9 4 -  2 4  Вып. 1 Стокам С В 4 Й -1 г 150

С61Й-1 1.494- 2 4  вы л. 1 С т а к а н  С Б 7 А -1 г 200

Н И/ s o t - f - 8 1 8 7 - к ж з Монолитный участок МУ1 1

Ведомость расхода стали на элемент, кг

М а р к а

эл е м е н т а

изделия арматурные изделия закладные
Обща

росли

Ярка т ура класса

Всего

Арматура
класса Прокат норки

всегоЙ-Ш Й-ш В Or 3 кп 2-1

ГОСТ 5 7 8 1 -9 2 * ГОСТ5781-81 ГОСТ 13903-76*

0 6 Итого Ф8 итого -Ss итого

Н Н1 4.8 4.8 4 .8 1.6 1,6 4.4 4.4 S.0 10.8

Н 9 2 2.2 2.2 2.2 1 2

1)ри$йзан

Цнв №

Спецификация к схемам расположения плит и 
балок покрытия, колонн / продолж ение)

Марко,
лор. Обозначение Н аим енование

\ масса 
И м  j ед.хг

примере
HUt

—
Схем а 2

б ан ка

51 9О 1-1Ш кж и-1бС05ят 16СЦ 9 - SA V T -1 J 2750
МВ 6 901-1-8 Ш  - К П З М56 2 328

Схема 3

К о л о н н а
К1 soi-i-8fM w u-tKBoisC'iH 1КВ0Ч. 6 0 - 2 .1 - 1 1 2150
к г -Of 1 K 8 0 i 6 0 -г. 1- 2 г 2150

КЗ -0 2 1 К В 0 4  6 0 - 2 .1 - 3 1 2130

к 4 -0 3 1К В 0 и. 60 ’ 2 .1 - 4 1 2150

K S -оА 1 К В 0  4  60 - 2.1- S 1 2150

Кб - 0.5 1 К 6 0  4 60 - 2 .1-6 2 Р.160
КП -0 6 2 К В  4. 3 3 - 1 -1 1 2350

957 ГОСТ 1 3 5 7 3 -7 8 <рвс г4. з.б-т 3 970

5 9 / ГОСТ 9 4 8 -8 4 Перемычка s n s / s -2 7 г 250

<РМ1 Фундамент Ф Н 1 1
СФ 2 у 1 0 3 0 :1 -1 4 -2 -1 0  -  01 Стойка д>ах8ерка СФ2* 4 г 4 з * v m

изделия соединительные

м ог 1020-1/83. 7-1 020 М С2 32 0.3

тг4 1.030.1-1.4-1- 2 4 0 7 г ч 16 и
5 н а 4 22.1

6 ю з о .  1-1.4-1 PUCT 20*10*70ГОСТ 1Э90У1Ч 8 0,8

7 1.421.1- 3.2- 0 .2 4 .0 1 С Ф 3 2 * г 22.9
Даин*г/1Ь
L * $25

8 1 .4 0 0 -  7 л. 9 НМ 2 3 2 4.2

С х е м а  4

Плиты перекрытия
П 5 901-1- 8 Ш  -КЖМ-П 20x3-1 п г о р - з - 1 1 б4о

П 8 - O f п г о $ -  з -2 1 С ю
м иг 9 0 / - / - Ш ?  - К Ж З Монолитный участок н у г 1

___________ ,

гнп
Н. КОНГИ
Начотд
Гл спои

яединх

Нодоминйкии
Йизенберс
Волошин
Ядзёнбеяе
Клоиман
Ш лак

$
" ж

ш

ТП- 901-1 -8 1 .3 7  -  К Ж

водозаборные сооружения прарзШипельм-стью от О 02  
до1'5н*/с dag анаЛйтид колебания чаагнеа Поды со 8н
Насосная станция производи
тельностью вт 002. Во й iStP/t 
с заглублением нашзала 2,чп
Спецификация п схемам распо- 
аеженияплит и балок похры- ти», колонн. ____________

Z 5 5 te ~ 0 1  16

уран
Стадии Ли с г. л истод

Госстрой cctt>
Ут одокон оппрот

Г  I.KU tt
Ф  о р н о т  Л  г
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Слепа расположения стеновых панелей па оси Й С хем а располож ения стеновых панелей по оси £

1I

Схема расположения стеновых панелей по оси „ В  ‘

_______ s

Я1-, я г ^ Н

Схема расположения стеновых панелей по оси„  1" 

нч>Ь

_____w ..................... ............. г х щ р х —  ш и -
16 А  \тке ]\ 5 Р \  14 ш !  N 2

! ^  и з о Ш Ш о  I

^  и т + и + ю  ^

i  - i
Деталь крепления кирпичного 

углового ст о л ько

мISO
пег

Спецификация ксхепам расположения стеновых помелей

Л f
Стеновой

» 4

г 1
9 лоне ль

г а

Л

р —

Стоика
(рахверко

TKS

марка,
ПОЗ. Обозначение НаиненоВание Иол.

Нассо 
вд., кг

Приме
чание

Панель с те новол
ПС1 901-1-81S7 -кжн-лсво ПС60. 18.2,0-1. л - л 1 2610
пс г -01 ПСВ0.9.2,0- 2.П-Й 1 1310
ПСЗ 1.030.1-1. 1-1 ok ПС 60.6 .2,5- 6 .Л - 9 5 k 1080
n e k 1030.1-1-1-1 58 2ПС6.12. 2,0-5-60 k 170

ПС 5 1.030. 1-1 1-1 во гпс 12, 12.2, 0-л- S3 г 3k0

пев 1.030.1-1. 1-1 16-06 ПС 62,5, 18,2,0-1,Л -1,33 г 2720
ПС7 во1- 1-8Ш -кт-псео-ог ПС 62,5,18.2,0-1.Л-1.Й 1 2720
псе -03 ПС62,5, 18.2,0-1 Л-1,5 1 2720

п е э 1.030.1-1.1-1 15 ПС 6 2,5.9. 2,0- 2, Л -1.31 1 1370

ТП 301-1-8L Ь7 К Ж

Парка,
поз. О бозначение Н а и м е н о в а н и е Кол

НйССО
td tx r

Приме
чание

пс 10 901- П Ш -  кж- ЛС60- ok П Сбг,5 .9  г ,0 -2 .А -1  А 1 1370

ПС 11 1 030 1-1 1-1 01-09 ПС 30.12 2,0- 6 Л - 31 3 870
ПС 12 1.030.1-1. 1-1 15- 05 ПС 62,5 12.2 ,0 -6 .8 -1  31 k 1850
паз 1030. 1-1 1-1 23-05 ПС 52,5. 12.2,0- 6.Л-2Э1 3 I860

лег* 1030. 1-1. 1-1 оз-Ok ПС 30.18. 2,0-В. Л- 56 1 1350
ПС15 1030. 1-1. 1-1 01-09 ЛСЗО. 12. 2,0-В-П-56 2 870

Панель к а р н и зн а я

ПН 1 1.030. 1-1.2-16.00 0 ПК 6 0 .6 ,5 -л 4 1200
Элементы крепления

—  I

г У гопа*250* 1ВГОСТ3509-36ЬЗОС 1 18. k

ИУ1 1.030.1-tk - f - ого ни 1 г 25. г
н з г -01 н з г г as, г
Н<РЧ 1030.1-1 k-1- 010- 03 HSPk г 35.2 --------- 1

ТН 5 1.030.1- i.k-1 - n o -  ог ТК5 10 27.1 --------- 1

РКЦ 1.030.1-1. k-1-060-00 РКП- 6 10.0 --------- 1
1 1.030.1-1 k-1- 120 Тв 25 Q.k --------- 1
3 - гго 717 8

16 1030.1-1.9-2-511 Лист 10*20*60 ГОСТ13903- 7V 10 0.1
19 -51k Лист S* SO* /40 ГОСТ 13903-lt-' 16 0.7

го 1.030.1-1 k-1- iko Т8 12 o.s
гб -  150 T9 k Q.k
27 -1 5 0 -0 1 ТЮ k 1-3
29 1030.1-1.3-2-516 Лист 6*60*250Г0СТ1390Э-7Ч Ц 0.7
30 1.030 1-1A - 1- 130 TS J _ _ Q.k

НК 6 2 k30-3 Вып З.лист A МК6 6 J X S _ ________ |
нсг 901-1-81.87 -КЖИ- пег нсг 22 0.3 l
А 1 1.030.1-1.0-3- 2 k 0 l Й1 8 0.7

Л 2 - 2 k 0 2 й 2 3 1.2
А З -гьоз А З 12 OA

SonТ И 12ГОСТ719S~73.Ls30 8 0.0 k
Гайка н 12Гост5S1S-7Q * 8 0.02
Шайба м 12 ГОС 7НЗ 71- 73 * 8 C.Q2

С1 с Ш Г Ш  т -& а ,у п !сп № 2 1.2
M a т е р и  а л ы

Цементный раствор Н50 0.82i h *

ГОСТ 19177-81 Резиновой пористая эппот

няющая прокладка 4 k 0 IS SiI H

ГО СТ 13k8 9- 79 ТиокопоВая мастика
Я Н -0 5  5 *  1 .5 Ч с м 9 87.8> К Г

0ллм и°г/° в соответствии ссериеи 1.030.1-1.
г. Распопожение сетки С 1 см.документ301- 1-Ш7-ЯР 7.

Водозаборные сооружений производит ольностью от о м  
до1,5м*/сдяя амплитод колебание уровней Воды до В п

CmjAjftНасосная станции производи- 
т ел ьностью or й. о г  да г  IS.-гк р 
с зоелублением поймала г Л кз а е ___________
Сцена расположения стеныЛ.. Гог.трой ссс*  
ды х панелей надменной аКРВ^ иОГйнЦлпгогхт 
____________части Курз

Лист Листов

Ш Ч 2 ~ < Н  1 7 Формат Л2
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С х е м е ! р а с п о л о ж е н и я  е т е н о ё м х  п а н е л е й  
п о д з е м н о й  ч а с т и

Д е т а л и  с о е д и н е н и я  п а н е л е й  а  к о л о н н о й  и  м е э к д а  

c o d b u  д л я  з е т р о и с т в d  з а з е м л е н и я

u a b  -УУ К

w

т аг 11/038-85 Н!-Рш

+== с = ^ .

Таd jiuq cf ^

Марка
насоса

Сальник Лч, мм Отметка
Санотеч- 
нт wjo 
проходов

Наюршну тоуоопро- 
’ f  о8о%

иА / 
м Примечание

И М  4 5 / 5 5  
КМ iS /5511 t o o 450 -4 810

t u s o j i o i 1

к  n o j i o  
K ie o jm 300

-4 830

К 160(30 
Hi60]30<t з о о -U 40
K i s o j n
к и о р б ч

k o o
к х з о Ь о
n s o j B c a -1930

4 Ь спецификации к схеме распала^сения 
стеновых панелей марки панели принимать 
в с о о т в е т с т в и и  s гасГлицеиН I  зависимости
от типа гранта и мес.та установки.

I  Ст енозе панели наружных стен устанавливать 
петлями  для подъема внутрь coop*зрения, 
панели внутренней стены з оси,, S "  устанавли
вать петлями & еторону машзеищ,

Ь Отметка о с и  сальника„ 6 а проставить взавц- 
еимоети от глубины промерзания гранта 
по чертежам марки,, ТХ 

4 Д л я  aempouem&d заземления соединить 
между собби закладные изделия отмечен
ные din бой в 3'!

Таблице! L

Обозначение Наименование Грунт®
Место

установки
панели

Ш -ЫМ -Ш -М Ш -К* [ K l- l i - K i песчаные
Рядовая- 0 i n t i- U t- к ц суглинки

sm -u is i-m  н и ш n e i- z i-  к  i3 песчаные
Угловая- 01 m - i k -мЦ суглинки

ПриШсМ

ш

С п е ц и ф и к а ц и й  к с х е м е  располоо№ни$ втеносых панелей

Марко,
поз

Обозначение Наименование Кол
Масс 
ед кг

Приме
чание

Панели стеновые
пеi зон-8/sn- Ш  псШ  1f t t l - l k  -н □  г < isod
m sou-BiM-KMi-neiii-os n e i - i k  -к □  /г 4 1500
M b x i  ц ш - т - к и к Г З n e t - 14 -К □  q 4 1500 УпоЪр t*
nek з о н - е ш - ш ш ш net- Ik  - к □  rf* 4 1500 г.ан?л*
ПС5 soi-nm -m i-nu-ik-O , р и -  L k -H □ -fa 4 1500
nCG 3IH-18187-ЮЮ1Ш^-СЗ net- Ik  - к L i e 4 1500
Л С 7 з ш т - ш -n ivJ-io net - i h -  ik □ - W 4 1500
ПС8 з т ш - к ж ш - i k n i n e i - i i - н Z D h b 4 1500
ns9 m iin e i-m -m -ih -ii n i t - i n - к □  о 4 1500
даю SO!18187 KXU-HCl i i -  □ n c i - i - t - к □  сГ 4 j j& l Рядо&х
пен m<si8b<«u лгий-Ю IKK - L i  -  K □  в 4 1500 панели
nan sol 1-Ы81ШШ-1М-48 (\tL-Uk - К □  гг 4 1500
паз SOI 1-8187 Ш -га-И-И net- l b -  Hoci 4 m o
nuk - to n a -  i k  - H s f 4 1500
nets - u net- iM - h s S 4 1500

Jidm* соедиьатшнъе
3300-3im.il82. Л 4 j-B-<omsw-8.*>-*i5o ко ол 4/31,3

MC3 901-4 -818П-К0И U- MIS WC3 8 l.s
inch 301-4-84 87-КОИЦ-тек иск S 1.0
ucs я-2-(-№Т5ШЫ.*;Ша) Ik 0,5
HC43> AT-it-tm snst-n* ь ж ь 0,8
не A йТ-й-ГОСТ5781-81*. L’ fflK 8 0,3

Только для ГПУНПоё- СУГЛинфв
Шдаая соеди*итеянм(

№4 301-1-81д1-Ш-ие5-01 и г 11 0,1
net - 0 3 Ш IZ 0,8

Только для грунтов -песчаных
Озделия согданигглбньл

mjv 301-1-84 87-ЮШ-АК5 МС5 I L Of5
M i l -01 №& U 0,5

тп
Наш .
НйчЫЬ
га м е ч
рук. гр

HctoniHCKua
Лит fop!
Волошин
Ш ш т \HjoUMdH

* k i

т

Водозаборные loopxkbw rzaiicddune < от 0.0£ 
до4,5**1ё амплитуд ншебония уролнзи ? о З ь , доьч

Т П  3 0 1 -1 -6 1 6 1 - H O t

Пасома? станция№G$iqbj&A(fcb.и 
ноетоЮ 0X0,01 ооъ,*б**1С <- 
заглубление м чашэалс Щ *
Схеме расположена* c m e w o -  
&их Панелей щзенноаUsifimt 1 *

Jam

м ж

Листов
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ГОСТ S264-80 Ь 6-100

НСЗ

1-1
- 0.030

2-г н с  4

3

НС 3
шаг $00 0

аозо

шаг 250 шаг S50

ГОСТ 1Ч0П-№-Н1‘Рш n o t
Торкретирование 

цемент но- песчаным 
раствором состава Г 2 
б 2 слов, толщиной 25мм

бетон класса в 2 2 £  
на мелком заполнителе

MCZ

7 *\  ГОСТ 5264-80 Ь 6-100

Торкретирование цементно- песчаным 
раствором состава 1г2 В & слов 
толщиной 25мн '

. i i i
!
i

Асбестовая прядь  
пропитанная битумом

©

|

Асбестоцементный\ 
раствор

На разрезах /- /; 2*2 соединительные изделия 
MCS условно не показаны.

ГОСТ /W 9 3  -S S -H 1 -P a

бетон класса В 22.5 
но мелком заполнителе

7 П -Э 0 И - 8< . 8 7  -  К Ж

Водозаборные сооружения пло из В о дат ельноспю or Q№ 
00i5H*/C дзя омплтив кол мания Воды аоВмt

Лри$ШН ГИЛ ИоВанинст Иасостя стомоширзеыВода  ̂
твлшетью от Ш  до Ш *?/с
С еоелебяениен нашзала 2л и

Стадия Лиса Листов »
И.конгр. ййзенсГерд

Р 7Иоч вгд Волошин Щ кГа слеп- ййзен&ро ,ftr Госстрой Сгс? 
УкР8ороконояе?:$к&Ш й>. Клоцнан

ЦнГЯГ Вед инж Саш к ж .
19 Формам  а* 2



С'хепа расположения площадок 
мошзопо на отметке-0,050

]г

2-2

Метапяицескии
щит,
сн. чертежи 
парки

У. Расчетная нагрузка на 
площадки без учета собствен
ного веса шшт-2 0 кН/$1г.0гс/*) 

I. Опорные конструкции пло
щадок см чертежи 
марки я К М *

©  к -  ®
1

.М . го nb JSO
I I Г

г ns
6300 w o

-0,030

(b

Металлический 
щит,
сн. чертеж Й 

Ш  марки t,KM*

Спецификация к схеме расположения площадок нош зала
Марка,

поз. Обозначение Наименование Коп.
Масса
ед,кг

Приме
чание

Плиты перекрытия
П1 901-1-8187-кжи-аго-з&1 ПВО-д 6-1 1 2570
л г -01 OZOg.-3S-1 1 6к0
пз •02 tu b -  3 S -i г 1840
пЬ -0 3 m k z -  3S-1 2 310

n s -ok n ik g -  з& г 1 310

Т П 9 0 1 - 1 - 8 / . 8 7  -  К Ж

Водозаборные сооружения производительноетьюот0,02
до 1.5нЭ/с для анплитид колебания исойнеа войн до В н.fпри** ТИП Шонинский * Ноеосноя стонция производи- 
тельностью от 0.0Z до0,/6н3/с 
сзаглублением пашзало 2, им

Стадия Лист Листовw контр 
НоиотВ

Ни асНОсрс
Волошин Р В

глепеи 
Рак ер

Пи зенкере 
Клейман Схема расположения 

площадок нашзало на 
отметке - 0.030.

Госстрой 9.и(О

инВ N9 ■FZZZ. апрвиоокиналпровкт 
г. Киев

Ф орм е*rr? J 3
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I I Обозначение Наименование Кол 1Л ранена- (ниЧ '
Монолитный фундаментам 1шт./

Сбороя ныв ес/инисы
Сетки орнотцрные

1 1.410-3 Выл. 1 1с-Ц№ m a t s 2 \
г 1.412*1/11 Вып. 3-130 1C 120 л -6 ж 18 г
3 1Л/2- 1/77 8ыл. 3-020 СО-  801 S

Материй лы
бетон класса 310 /м MJ

Ведомость Расхода стали но зпемент. кг

Марка изделия а р м а т у р н ы е
А р м а т у ро к л а с с а Обиш

Элемента 8 1 11 8 1 Я  w Зсе:о
рос- 
ъод

Г О С Т S 781- 8 2 *
ф 6 Ф8 итого 0/г итоге Ф10 Цтого

Фм 1 2.0 /3,5 /5,5 /3.6 13.6 14,3 /4,3 ш 4 Л

i  - i  (армирование! 

в

_ У

1 - г

Схема раскладки 
сеток подошвы

1. Наружную поверхность фундамента обмазать горячим биту пом 
за 2раза по грунтовке раствором битума В бензине.

I  Общие требования к производству работ по установке орна- 
туры и бетонированию фундамента приминать по указа - 
ниянСНиПЩ-15-%я Ветоннь/е и железобетонные конструкции 
монолитные*

ТП 301-1- 81. 87 -  КЖ
Водозаборные сооружения производительностью от0.02 
до 1.5н3/с для анплитид колебания уровней Воды до 6 м1 Л

Привязан ГИП HoSpmiHCxuuJ L g r Насосная стонция произвоаи- 
теаьношью от0.02оо 0.1В н3/с 
с заглублением нашзала 2Л н

Стадах Лист Листов _
Н. контр. йдзенбере Р 3Наиотд. Волошин X
гд слей Йизонберг г*-

Фундамент Фн i.
Госстрой СССР

Укрводоканстпротг. г.игв
рун ер. Кпоцнан ТкеГ7UH8 НЗ Вед инж Слепок ж е :

259/2-01 2 0  Ф о р м а т  Л З
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Схемы армирования

Верхние сетки

днища Пн 1
Каркасы

К м 1 (ш св 1  и К н  2. (  шг. 2 ) ч докладное изделие поз. 26 
предусмотрено для заземления 
электрооборудования, анкера 

лоз. 26 приварить к арматуре 

колонны.
II1

О
Т П - 3 0 1 - 1 - 8 / . 8 ?  -  КЖ

Водозаборные сооружения лршЗодитяяыгрстшотй02 dotsм*/сдля анпяитяоко/геоаиия яробнеи Воды до $л.kr-Привязан ГИП НоВогшнскиС Насосная станция производи- твпьностью от 0.02 до 0.1Вм*/с 
С заглудабнисн нашзоло 2,kH

Слад и»Лист Листов
Н. конто- йдзеийсря Р 11Начогд. Волошин \№e*iГл.спецйдзвнйерг Css»* армирования днища Пн 1.

Госстрой СССР Укрщоконолпткт г. Киевйнн.го кпйцмднИнВ Н* <J——r
25542-01 21 Формат йг
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Ведомость деталей
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Ведомость расхода стали на элемент, кг

Спецификация днищ а Пм1
к.

1 1 З
он

а 
|

«чОс; Обозначение Наиненовоние Кой.
Приме
чание

Днище Пм1 -  шт 1

Сборочные единицы

яч 1 301-1-81.87  -К Ж И -К Р 1 Каркас плоский КР1 26

Сетки арматурные

ГОСТ 23275’ 85

♦ л - ЮдЩ-гоо ш  
* С т я -г о о  310 т  а

2 1156 кг

5 юлш-гоо 30D*SDS zoo k 14б,Ькг

6
t,r  тш-200

^ 10 ЯШ'200 300*325 гоQ k 83,6 кг

3 ♦е z s s . s o o - gМ я у -200 95 k 91 А  кг

гг he "•?*"  w a s - 3 -
WAijj-200 75 г 23,1 кг

изделия закладные
23 1*Ю0- 15.81. 530 NHS23 8

Детали

вч 10 Й-Щ- 10-ГОСТ578f-82. L 3 5930 8 37 кг

Б4 11 Й-ШЧО-ГОСТ573Н1 I я 2500 16 1.5 кг

64 12
~ jj*
Я-Щ-Ю-ГОСТ5781-82, I s 14 00 32 0.9 к г

вя 14 я-ш- ю-гос г s n s is l . L -  Н оо 85 1,0 кг

БЧ 15 Й-lTh 10-ГОСТ5781-82.Lz 650 18 О А к г

54 16 Я-ИГ 10-ГОСТ5981-82. L* ЙОО 204 0.9 кг

54 19 Я-Т-6- ГОСТ5781-82*Х= 1430 24 0.3 кг

54 18 Д-Щ-PQ-ГОСТ598Г 8 ? 6= 15Ю 32 3.7 кг

$4 19 Я-Т-6-ГОСТ57$ 1 -S ile t 250 282 0,1 КГ

54 го Я-Т-6‘ Г0СТ 5781-82X^520 136 0 .1кг

64 21 Я- 7-6- ГОСТ5781-82 L 05uf. 5200 н
БЧ 13 Я-Ш-10-Г0СТ578Г82ГL* 1500 166 0 9 кг

54 8 й-ц-10-ГОСТ 5781- s £ l * 1700 24 1,1 кг

54 3 Й-Щ-Щ-ГОСТ5781-82? 1,-3130 4 2,0 кг

Марка

влемента

изделия арматурные изделий закладные

Общий

расход

Арматура класса,

Всего
Йрнатура класса прокот марки

ВсегоА -Г  j й-ш Й-ш ВСтЗ Нп2
ГОСТ S7S1-82* ГОСТ 5781-82* ГОСТ 8503-36

фб итого 010 Ф14 020 Umo&o ф 8 Итого Шхб итого
Пи 1 (6 суглинках} 26li т Л 24445 834.6

т Л
33 97.9 3666.3

4,8 и 4 о 4,о 8,8
3675,1

Лн1 ( В песках} 28M.S 2988,9 3257,3 3266,1

Urn

1
оа: *ос»

С£
Обозначение Наименование Кол Примечании

—
Материалы

бетон класса В / J

W 4 ,  F so 62.7 Л Г

1

Только для варианта грунты - суглинки *

Сборочные единицы
Сетки арматурные
ГОСТ 232 79-85

2 зс /ОА̂ -гао гг! 
Гг200 290 *565 50 8 149.0кг j

I

Детали
БЧ 7 Й-Ш-16-ГОС 7 5721-82*1- 4570 14- 5.5КГ

Трпькр для Варианта гринты песчаные

Сборочные единицы
Сетки арнатиомые

ГОСТ 23279-85
г / / *  10АШ-200 лл  .  225

8 100.Sk/гь - — а —  290*565—г •10 АШ-200 5U

Детали

54 7 А-Ш- 10-ГОСТ5981-811-Шй\ 14 f  2.8 кг

Значения В c k q Skqx даны для Варианта расположения днища В грунтах песчаных.

ТП  3 0 1 4 - S i.  6 7  -  кж

водозаборные сооружения ароиз додиильностьнз с? о. 02 
001.5нЦсдляОнплипГндкола5а*ил пробны} воды до он.
Нососноо станций прошдада- 
тельностш or а ог So fa о. nJ/t 
С  SQdflyOfitHUtM ношзало 2,4 п

C a d м Лист ЛислъВ

Спецификация у Ведомость 
расхода стали днища Лп 1

12
.. Госстрой СССР
Укрводоконалпроет

Г. КивЬ

ш ч г-о /  г з Формат Hi
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Схема расположения дхмдаментоё 
и опор под о6Ьрудо$сше на огм. - Ik s o  

ФЦа5

Схема ражмазкения срундаментоё 
под оборудование н а ст -о .о зо

Ось патрубка насоса

J L 1 V Обозначение Наименование Ни fyondи* Гримеча-нче
Э Д н З а м е и т под ъбо̂Ьо$<ш.

~301-1Я.8У - к ы ь

ФОМ-1 3

оМ
- 0 / сМ—

Ф0м1
-0 L окз

j ? ,4 6-03 —

-Ok qkj
-05 ОДЬ-Об

" 9 0  а » 1 Я ° 0 м £ 1 о,е<Р0м2 <*дмЗ о,ю
ФОмГ ФОЙк---- i о, иФОи̂ ФОнд 1 0,(5
марка

срыЬамента
марка <Га4/по& ДизмеТьpmfo Ш го

Нел. 
<fai-

ЛЮ«

/ д н оScjra,
MM ОбозначениеЗапетоЪсчма) Уогяндьочноу 1/c jo Bk,

3&iV<W

Ф0и1 г* 1 п мю k 300 Волт э.нйд*эор & с г З  tit L “ ГОСТ 1437$. 4-80
°Р0м1 за •/ 3 MtG h 150
Ф0нд Qid б % Mlt k HO

“ 6 oлтв MWT$o$~g£rSlKl ГОСГШ19.4'&0Ф0м5 Га 1 П М10 ft 300

U

Фундаментные

Обозначение
Марка
насоса

Размеры, MM
мта a i г H

ЗОИ-вШ-КЯИЬ Нмкб /55 Uko
- o i м i n o j i s d В50 boo itO m kbs
.01 Ш б о 1ю ;к м /з о £ kes
-о ь КМ fa l 5 5 d

m
kko

580 kno k o o t o o
- o k K i e o l t o a ke s
-05 (SO 370 кзо J8S

k s s-о б m o j x ) ISO 300 k s o 455

{ Ф/ндацентц разработаны б еоom?emm&uueu инструкцией 
по Креплению технологического оборудования фундамеитны-

_ «n-tfeO -o l’ “ ГТ ш ôtmdM ( w W "75J' g | ж  4 fgt. Фундаменты под оборудование Выполнить из бетонамасса ВИД
. Г а Ь _ _ ^ т  30О э. 0лорь| лоЗ трубЬ про Водную армйтуру(ОПм) Выполнить

после монтажа трубопроводов и арматуры по месту 
е размерами указанными поданном лите из бетона E>(Z,5. 
Объем бетона- 0,6м ъ.

к. Фундаментные болты установить £  готовые фундаменты 
В просВерленные екВбЖины с закреплением их с помощью 
эпоксидного клея, глубина заделки бЬлто В В фундаменты 
не менее Ю диаметров бЬлта.

5. Подли&ну под odopydoidHue выполнить цем енггмо- песчаным 
раствором марки 15Q толщиной 30 им.

В,Пог. Ц Д 'В -4 О 'Г 0 е т Ш '8 1 * , ( ’-№ нч,ит .11рШ 1 Bit (,5кг). 
приВаригт* н закладным деталям плит.

бол rmd
Ф О м З

Т Щ Ж Т -
ю и / е и  ipyfu h

to o 530
Z50 90S
300 k80

k o o k i O

7рзвдг

шЦя"

ш г
НаУ.огб 
1л. елец
РЖ. гр
Ьео икж

Щшншб
JS mSepr
ЪолошинГ
л&Анбергклоцмач!~

id=z&ufa-r ___
Щгъ

щ .

ТП 901-1-81. Ы-КЖ
Мозагорныг соорчжшя'л^Ь^^мс^т от.'&ЯГ 
За/,5м ус, &^шцшц5 накйОиая хсаёкга ьо&/ д с в м
Насосная станция пхка̂ сдц- темноепзью orO.aZ За OjŜ t 
t заглушение» паи.вала 1,кн 
(Пена р&гшосшая фундамен
тов, мар под о&рдоВание,

Z 5 5 U - 0 1  2 4

raws Jjcrn \3'jienoi
0

■етгУкррмЩ<$алпраеап

~Цьрмат ft L
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Щебень, втронбовонныи В 
Схема расположения каналов электрочосги грант/только для суглинистым грымоЫ

бмз мог
бетон класса 3 12,5-100 мм 
Цементная стяжка ~20нн

3 - 3
\La__

ои

Г '
'
Ч/Г7Л

□3-0.300
V  , / 1

7 /
шок koo

~ г

® Привязан

Ш Ш Л

Спецификация к схеме роспаложенил каналоЗ электрочсс.пи <
Марка,

поз. Обозначение Наименование КОЛ.
Масса
ед.ьг

Принс- { 
чание |

!
Бм1 301-1-8/. 3 7  -КЖ 15 балка бм 1 1 \

\
6м 2 901-1-8/. 8 7  -КЖ 15 балка 5 м г 1

\<
11 1

Мб 1 Уголок 100*100*9 1

ГОСТ 8509-зб  8*1100 3 if.3 1

N02 Уголок то * юо * 7 \
ГОСТ 85Ю -$6  8*800 г 8,7 1

I
изделия закладные 1

г

1 1 .Ш - 1 5  81 .550-06 мн 555 16.0л 5,3 1
9
д

2 1 .Ш -1 5  8 1  SSQ -04 МН 553 топ k . i »
1

3 1 Ш - 1 3  8 1 1 1 0 -0 5 МН 102-6 12 0.7
----------1

1

к 1AOO-1S 81 110- 02 МН 101-$ 20 Q.S

S Рифленая сталь 6*1
ГОСТ 8568 -7 7 ззЛ

6 Лист 4 * U * 8 /mroCT/9S03-x и

7 Ниш It* ко*590rocri3S03-7% 0.7

I

t  Проемы после прокладки кабеля заложить Жетоном 

класса В 12, В.

2. Наружную поверхность каналов обмазать горячим 

вотумом В бензине за 2 раза по оерунтоВкс раствором 
fumt/ма 6 (Гензине.

3, Данный лиот рассматривать совместно с листом КЖ15.

ГИЛ 
И контр 
НОУ 07В- 
Гп.шц. 
№ .§£  
Сгинж

HoSomjHctm
Йцзьнбер/Г
Волошин
Яйзенбера
КйОМШ^
Малинина

тп -зои-гш  -  кж
Вядозо&зрнм сооружения производите с ы%шые егХ02 
до Т.онУс для амплитуд копе бона я про Sued Воды do $ н
насосная станция производи' 
тельностьнз or 0.02 ал й 1$ /г*/с 
с еаелрблениен нашзало гЛн
С х е н о  расп о л о ж е н и я  каналов 

электрочасти

ОяоЗиа Ruzir, />зс<т:.*

Госстрой сссг  
Укрводокопаллжкт 

г. кие:
25542 -Q f  2 S  формат fi Z
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i  Стены прцямко Выполнить иг 
Жетона класса В 1B,S 

8 Наружную поверхность приямка 
обмазать горячим битумом га Врага 

по огрунтоВке раствором Sumy но 
В йеной не.

/ь

спецификация к схеме расположения приямка теплосети
Марка,

поз Обозначение Наименование Кол
масса
ед.кт !§ IS «ь 

ц,
1 1 400- 15 В1 ssn - о4 изделие закладное НН553 4Ан 4.1
г Рифленая стань 6*4-

ГОСТ 8568-17 1,е4 3&4
д Лист4 *4(Н1000ГОСТ1990574 1 1.3

■___ W 3 0 1 - 1 - 8 I 8 7  -  К Ж

Водозаборные сооружения производительностью от002
oatSHvc для амплитуд колебания уровней Водь до в н
Насосная станция производи- 
тельмостью от 0.02доО. 16" 3/е 
с зоепибпениен пошзола г,4м

Стадия Лист \ilacmoS
Р »

Схема расположения 
приямка теплосети

Госстрой СССР
Укрводоканаплроект 

г киед
Я Р о р /к а т  Л З

i
t

i
!

Спецификация к колодцу - duepefy
Марка, 

поз Обозначение Иоименобание Кол.
Масса, 

ед.нг
Приме-
чение

1 3 ЭОО’ З Вып 7 Ч 1л 26 Плита днища КЦДго 1 1470

г 3 900-3 6Ь(П 74 1 л 11 Кольцо стеновое кц-го-в 1 980

3 3 900-3 вып 1ч 1 Л 12 Кольцо стеновое КЦ-20-3 1 1ЧЮ

ч 3 900-ЗВЫ Л .7Ч 1 Л 14- Кольцо стеновое ХЦ-гв-За 1 т о
5 3 900-3  Вып 1 ч  U  5 Кольцо стеновоекц-1 о- 9 1 600

6 з 900*3 вып 7ч14 гг Плита перекрыта К иягЯМ 1 1280

1. Внутренюю поверхность колодца- выгреба обмазать горячим 

битумом за В рог о по агрунтодке раствором биту на В бензине

Привязан

ТП S O M - 84 .  87  -  т

 ̂L' Водозадорные сооружения производительностью от ас2 
до1.5**/с опя амплитуд колебания уровней Воды до 6 м~ ГГИП НоВгнинсний £ Г Насосная станция производи- ! 
тельностьюотСОгддО /6*% Iс зоелаолениен машзало вА н  1

imoduhjlucm ЛистоЬ
Нкангр йизенбеег , # г Р 17Нач огд Волошин
Гп спец Яйэенберг — Водонепроницаемый

Выгреб |
I Госстрой СССР 
ркРводокочалпроектL ...Г. Киев

. Ра* Каоцнан
Ст инж Малинина щит

Z 5 m -(H  *7 Ф с р а ю г г ) 4 3
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

> Лист Н а и м е н о в а н и е Примечание
>

У Одшив донные
2 Схема расположения пут ей подвесного

крана и монорельсов

3 Узел 1 • б Валка М бв
ч Слоны  расположений мет аллических

л е ст н и ц , площадок и ограждений
S Узел 1 в  Схема расположения опор

W
> - под трубопроводы Щит МЩ1

; 6 Схемы расположения стоек, балок и
кронштейнов под площадки

; 7 У зе л  6 .- ‘ И  Валка М$7

* 8 Техническая спецификация (  началоJ

\ 5 Техническая спецификация /окончаниеf
I

Ведомость прилагаемых и ссылочных материалов
i
* Обозначение Наименование Примечание

__ 1.450. З ’ З выл. 0.1 Стальные лестницы, площадки,
стремянки и ограждения

1. 4 г и. г -з  выл в Стальные подкроновые балки

Пути подвесного транспорта
пролетом З Л  и 6 м

Ведомость спецификации

Л ют Наименование Примечание

Спецификация к схеме расположения
путей подвесного крана и монорельсов

к Спецификация к схемам расположения
м ет аллических лестниц\ площадок и ограждений

6 Спецификация к схемам расположения стоек,
ва л ок и кронштейнов под площадка.

Т и п о в о й  п р о е к т  р а зр а б о т а н  В 

соответствии с действующими норнами 
и правилам и.

Главный инженер проект а /  Новоминекий /.

Ведомость по талло констру к ций по Видам просри лей

Наименование 
конст рукций  

ла номенклатуре 
прейскурант а  

Ы01-09

2
Q**

i f f
g ‘2

Н
в 0

Н ассо конст р ук ц и й , т Ь»
Э
«а
к
<и»э«гСз5С Се

ри
я

т
ип

ов
ы

х
ко

нс
т

ру
кц

ий

»г»

к
*Й 2» о о.
*  € о

$
*

^ 2 по Видам п роф и лей ст а л и

«амО»to0Q

So *

«39•4 43 55
оо«>8

4

51«»
«5 Э

W. -О

8 £
§ е 5: о
5.0 
5С *

5 о

I I* О*о _«4 4Soto*

| 1
5 °«с «с £ о

Т Т '
5 8
1 6

! |
2-S
о '«• * *=» ^ *

2 -о
о Йа в в; Б О (1
i s»2оа

51 S'
I sБ Б ~ •1

§

в»03>о

/к а з е н н а я ч а с т ь
пяти подвесного 1 326233 i, 76 0.14 0,22 0,11 2,23
крана и монорельсы

П о д л е м н о й  част ь
Лест ницы г згогчг 0,03 0.37 0,01 0.01 0.03 0,51
Площадки 3 528243 1.89 0.39 0.35 оАз 3.06 1 Ш  J-J
Ограждения 4 52614-4- 0.46 0.08 0.54 выл 0 1
балка 5 о.гв о.о г 0.28

i. Р а з р а б о т к у  черт еж ей м ет аллоконст рукций про
изводит ь согласно С н и  П а -  2 3 -$ 1  т Ст ольны е конст
р у кц и и  Нормы проект ирования.*

2 Монтаж ст а л ь н ы х ко н ст р ук ц и й  Вест и но болтах 
нормальной прочност и и но сварке  
Сварка ручная злект родугоВоя  

3. Все сворны е ш вы  Вы полнят ь элект родам и типа

д Ь г и э Ь г я  по г о с т  з 4 в ч -7 5 .
4 Вы сот у н е о го в о р е н н ы х  ш воВ принимать по наи

м еньш ей т олщине свариваем ы х элем ент ов.
5- А нт икоррозийную  за щ и т у Вы полнит ь В соответ

ст вии со C H u n jj-  2 2 ~  7 д * -  очист ит ь поверхност ь
до первой ст епени обезж иривания и покрыть масля но* 
бит умной кр а ско й  6 7 -  £ 7 7  за  З р а за  по о&рунтовке 
Г °Р -  Q2Q.

При В я 30»

инв на

ТП 301-1- S1. 87 K N

дойозабаяные сооружено» бьошод<1шыь#йсто от 3.01 
до1.5н*!сдма онлпыхб ко*£бомо» уровней Воды do в и
Но сосн а я cm а миом tpcu&s&ds-
тепьностью яг ЭМ do kje^c 
сзаглу(Тлениеммшима ЭЛ»

Общий данные

Лиспа 8

.. Госстрой etc?
У т о д о х а н а я п р о т

____ г Кив8___
Ш П Г й Формат H Z
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Схема расположений путей подвесного крона
и монорельсов 2 l J L

,  J  *1600 
son N—

4 - 4

SOSO

i - i

3 soo

л г Р Т ~~

и г

0

------------------- ------------- р

—i
SOO

6000
» Ъ

6000

© ©  3 -3

5 - 5

л и ст З

6 - 6

s u o  J L L .

3 TOO 1

ЛистЗ

Спецификация к схеме расположения 
путей,подвесного крана и монорельсов

Порно Обозначение Наименование Кол
U1Т

нассс
кг

приме
чание

т 901- h 8-f. 87 "КПЗ Путь подвесного крона г 4 5 2 1
т 901-Г 81.8? -КПЗ Монорельс 1 1Уо ;

мз 901-1-81 в7 ~КМЗ Монорельс г so
п 9011-21,87 -кнз Подвеска в so
с 901-1- 8Ш  -кнз Связь ч j

— 301-1-8187 -КН1 Навес i so
MHS 90 Г 1-8187 -  к ЖИ-НН5 Соединительный ел елец 1 И. в

Крепежные злементы
болт Н/*)* 100 ГОСТ 77Э 8-70 гЬ 0.13
болт .412 '100 ГОСТ7738-7 (Г 1Ь 0,10
Гайка н is ГОСТ S315- 76* Ь8 0 03
Гайка н 11 rods915- 70* 32 0.02
Щайбо 1S ГОСТ 11371-79* И 001 1

Шайба 11 ГОСТ ИЗ 71-7S * 32 i о,л

1. Конст рукцию  пут ей подвесного крана Вы полнит ь по 

серии 1 4 26  2- в 2
г Грузоподъемность подвесного к р о н а - i . O r c ,  

Грузоподъемность монорельсов - 1,0 тс.
В Монтаж пути производить 8 соот вет ст вии с требовони- 

мни главы СНи п [U-18-7S,Металлические конструкции* 
Правила производства и приемки работ*и Правило устрой
ство и безопасной эксплуат ации грузоподъемных кранов*
I  праВилаГосгорТехнадзора)

4 Про монтаже Верт икальную  рихт овку путей осуществить 
за  счет рихтовочного зазора; горизонт альную  рихтодху 
обеспечит ь овальными от верст иям и После окончания 
рихт овки шайбы приваривают ся и ст авят ся контргайка.

5 Монтажные соединения на болтах и сварке Ь ш -в н н .
6. Сворку производить электродами 942 г о с т  9467-75.

1 U 8 0 M -8 1 .S ? -  КМ

,  сооружения производительностью or во* «
до fSW c дляапплитуд колебаний уровней Воды c?a S r  I
Нососная станция производи
тельностью отШаа OJBrtt/c 
С заглублением яашзала гЛ н

Схема расположения

Т  ...............

Стадия л и с т

M i
ох в на расположения 
путей лодесного крона 
-У монорельсов

ЛЫ7ТЛ

Госстрой CCCJ *
Ухрводокакахзагх?^
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Колонна
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Be тонной подушка
Ш * Э 8 0 * г Ь 0 l b !  03
demo на кааеоа В10

7  /  Л ' 7 " ? }
/ / Л / __

Анкер 8 кирпич ной 
стене

©

Н Н 8
7 - 7

Ч ,

<►
•а

I

: _ i ! L

900
N66

hso

500
11220

_ / V -  §

по
.—1
$я\70---,JIL 250

4

Ведом ост ь элем ент ов

Парна Селение Спорные усилил
о с»,
<5 Р  «г <■» Норко Приниже

Эскиз Поз Состав м
кИМ/ГСм

М
M(ri

а
кн!г) г-§

не толпа ниенаоса.
КГ

п. Л (Т
П Т?

Ги профиль
гсбо*зг*э Ю М 26116) - 1 ВСтЭГпЗ!

С L аз* 5 па гибксстц 1 ВСгЗкпг

У L (.100*8 конструктивно 1 ВСгЗСп52

М1 I т гЬ м — 26(25) 1 Встзяа е - н т

нг I I 20 — ISUM 1 ВСтЗШ-! 1*6680

м з I И в — — щ ш 1 8СгЗГпС8> 8-3800

1 -7 0 *  to 1 ВСгЗнлг
% ъ 
5: 5» г 300*10

нипструктиопи 1ВСгЗнаг
«о > 
ч  3
Чо "5
•*» £  
Е 4
са

См.
чертеж

3 L100* 8 BCrZtntt 8*1550

Навес 4
Прорписты
НЗЧ-КО'ОР конструктивна 1 ВС(ЗпМ

N6 В Сн
чертеж

В 1 26 В 1 SCTJceSl

6 -120*10 1ВСтЗКпХ

7 -120*10 ВСтЗнег

t  Схему расположения*металлических Золок 
N 6 6  сн док. 9 0 1 -1- 81. & 7  - КЖ&

ТПВ01-1- в / , г ? - км
Водозаборный сиарултий пвсизВодителенастью or 602 
до 15н*/с дпя Оьпяитхдгсзедгни» мазней Воды до Вп
Нососно» станция ареишди- 
тепьносюью ет 002 до CJo *?lt 
сзоглдбайнаем пашзала 2 Л н

Узел 1 6
Волна МВ6

L 'C JU i Лист Листов

Госстрой СССР
У к р & о д о и а н а л п р о е т

г киев
Z554Z-01 30 Фора а п  А 2



ff
/t

//
?

o
&

i7
 /

г/
эо

е>
А

г/
77

 S
0

/
-/

-S
/

3
7

__
__

__
__

__
__

__
__

_



Он
8н

*п
от

 [
Ла

ёг
ис

ь 
и 

da
m

 
\н

*г
ш

 ,т
я*

9
34



Ig
t в

 h
 

a(
td

n{
 П

од
пи

сь
 и

 d
Q

im
ilf

jQ
M

 U
Ht

>

Схема располож ения ст оек под площадки

Схема расположения балок и кронштейнов 
под площадки

В - 8

©  ©

Спецификация к схемам стоек Папок кронштейнов

©  ©

9 - 9

®  ©

Норка Обозначения Наименование кол
Ш7

Масса
Кг

Принс  ̂
чоние j

СН1 301 1-21 81 -  КМ 7 Стойко СН1 If- 19 S ---------- 1
с н г 301 1- 81 87 -КН*1 Стоика см г 8 15 1 1
СМ3 9011- 81 87 -КМ  7 Стоика емз » 212 1

---------- 1

МБ1 9014-81 87 -ХМ 7 Балка МБ 1 / 21S
нб г 901 1-81 $7 -КМ 7 б ал ка м б г / 163 S
МбЗ 9014-81 87 -КМ 7 бал ка МБЗ 1 1П6
МбЬ 901 1-81 81 КМ 1? Б а лк а N5 Ь г о-?/ о
MSB 301 1-Si 87 -КМ  7 Балка MS о 1 Ь/62
МБ7 901 1-81 87 -КМ  7 балка ML 7 / 2^С 0
MCI 901 1-81 81 -КМ  7 Опорный стопок МС1 7 158
нсг. 901 1-81 81 -КМ 7 Опорный сп опия пег 1 170
мсз 901 1-81 87 -  КМ? Опорный столик мсз 1 i  k
КРП* 90i 1-91 87 -K M S Кронштейн к р ш 2 280
о т 901 1-81 87 -  h MS Опора от 4 42
НЩ1 901 1-81 87 -К Н 5 Щит м ил 1 BbO

1

10-10

МБ$-

1 П р и в я з к а  ст оек дана по наруж ны м  граням
2 С хем ы  ра спол ож ен ия лест ниц и площадок с и л  K H k

в балку М65 В пределах осги0 1* P*t балку Мб^консож 
Mc{t/oeuf,Mc2uMc3обернуть металлической сеткой и обетонировать 

бетоном класса В 15

Ж

~0 120 ' 
Г ~

+г

S ? Z « £ i _
MCI /

Л  \  MCI - X- А

3000v ----------- -— »
3000

®  ©  ©
Т П 5 0 М - $ У , * 7

водозаборные сооружения opi 
до 1Sti!/t Зля амплитуд колем
Н о с а т о  с т о  и  ч а я  производи  
т е л ш с т ь ю  от ( Ю г  do о  1 S  п?/с 
с з о з л Ш г н и е н  м а т а я о  2ч н

Схемы расположения , а 
стоек балок и кронштейнов 
под площадки.

к м

оизвадитепиностьюй*£ 
QH1 наэоВн и Воды до Ьн

Лист ЛЛисп-р я

foctupou CUP 
НтоЪшнщтьст

С*< 3 г
Ш Ч&гМ  S3 Формат Я 2
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- 0.030
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1 3 -1 3

Норка
стоики

н,
нн

СИ 1 1130

С/12 390

СМ3 1490

1
Ведом ост ь элементов

4 об Г ~  1 1
JO l

> » * .в
у - ^ ^=rs=_r«.-= r̂ с_ J Jb~"=^--= , в

т 12L В00 soa £00 t-sfc— soo
п

ш
315

Сечение Опорные усилия ц

М

Марка
нетоп-

ю

ПринВ-
чоние

Э ски з Поз. Состав
N

Wfl/ГСН)
п

КН (it)
а

кн(тс)
МБ1 I X26S1 wpftssj 1 ВСтЗспв2 е =2300
t16Z r Х 26Б 1 85(8.51 35.5(3# / 1СгЗсп5-г ■ С* 5300
М63 I Х2ВБ1 25(3,5} 35/ДЯ, / SCrjcnj: ; e ^ fo o
м б 4 I 1 3ЗБ2 fOS/fOJ} 62(5,9) / Кто СП5-е 2*9100 \ 

2*5000%m b s '-— *sz3prmOt&0l

! ® . 0 i

1 213562
2te/2tf

.
л ЗСтЗспЫ

г -300*10 1
ВСтЗкпВ е - 1оо |

МБП Сн- чертеж
20 I  33 в  2

f

ВСгЗШс £=23 5 0 I
21 T : s B t BCrdcoSY е -г з з о  j
г -300* 10 встднпг е = юс :

N C I c е г о 1 8CT3C0S-2 в*-ага 
8‘- 620NC3 c е г о 1 ВСтЗспвг

KPfH
C h.

Лист S  
Узел J

1S t i l
ч Ш 11.2(1.12 4 ВСтЗнгс16 l SO* 5

17 - S 8
c m
в н е
C N J  
Cm 4 ■ i i - i

3
4

L 100*3 

” 200*10
у (а 4} 3

ВСтЗся5г
ВСтЗкпг е* р.оо

MCi
- 4 ^

6 J T  fro 

* Ц Г \ г з о

5 JSO * 12
w t m 210(211 1 ЗСтЗсл5с

в *250

$ 230 * 12 e * s s c
7 100 * ft е*гоо

001
См

Лист £
to ISO  *5

Конструктив*? 4 ВСтЗкаг
12 L 50*5 е* /оо

$  ъ
О
e; i»
*» 5о* S
S 15
CJ

3 ”8*o конструктивно SCtJ khZ
10 L S 0 * S конструктивно ВСг Знл*.

11 L100*S нонет рунтидио 4 встзеавг

ВСтЗког
13 Pu<pn Ct SN конструктивно

14 - i s конструктивно

1. Настоящий аист рассматривать совместна с л $.

. г ~
| Привязан ГИП ■■

И контр
Иачогд Волошин
Сп спец. Йвзенбеоа
Рзн гр. Слопан

ш ш ш НиЮЩМШЗй&Ш ъ я ш . ш ш

-  К »1Пг$01-1т 84> 8 7

водозадирные сооружения произ Вади те ль k o c jm  т Of- 
So 1,5я*/й дня амппстуо кшоаная уровней доаы до Rп
,, ■I..IIIHI- ! « ! . .  _ “  1а — 1*.. 1 |  л ~ . Л

станций произвади- 
пю от 0.02оо 0. /6»3/е

Спэдив Лисп Пи? то В

У з е л  Н  
S a n  к в  M S 7

Госстрой CCCf
яузводсханао проект
г  гКиСб ^

£.5542-01 3 4 Ф орнааЯ г
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Техническая с п е ц и ф и к а ц  ия потопла

\Оп |

i  Наставший лист си. совместно СЛ-В. Привязан
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профиля*  

нм

At
п.о

Код

«*■>
<4«Ч t~
:з Э 

£

S *

П асса мет алла ли элементам,
<3ОCJ
S

2 е
>1

Пасса
потребности  
0  металле 

по кварталам

«сч
е<о

о
§
«Г>

«Э
2 ?  *  о
| 8

<**rta Ч 
*  £  
- 1

н
«> &

^ §■

ОЛ оЭ 4S o a * ̂<о c j
5> 0«5 «- 
§ £ § §

•о&га<
ео<и

**оо
з-
§Сз

1<и

§
&са

са
5с

5

ко  U /=>*vmsr KOHCft-t&t/KLLt/Cf
Т 77 /77 Л526235 526242 526243 526244

в а л к и е  параллель' 
ним и срои л ни  
полок ТУ14-Л -24-72

В С гЗ сл  5 - 2  

Т 9 / 4 -Ш 2 д -8 0
I  2 6 6 1 1 0.63 0.36 0.39

/  3562 Z 1.20 0.23 1.43

Umoeo
озгт

0.63 1.56 огз г М

В сего  профиля 0.63 1.56 0.23 г М

Валки
двут авровые  
ГО С г 8 2 39-72

в С т З сп 5 -2  
T H ik - r  зо гз '8 о

1 1 6 3 0 03 0.09

I  20 6 о 13 0.13

Umoeo 0.22. 0.22

В се го  просриля 092500 0.22 р.гг

Га л к и  двут авровые  

для попорелреод  

ТУ l b ~ Z - b 2 7 ' 80

д е т з г п е  5  

гост 380-71*

j г Ь н 5 0.91 091

Цтого 0.31 0.31

В с е г о  просриля 092600 0.91 031

Ш в ел л е р ы  
го р л ч е к о т с н ы е  

ГОСТ 8Ctr Q- 7 2 *

З С Г 3 К П 2 

ГОСТ 7 8 0 -7 1 *
С 12 6 0.0{ь 0.04

U тога
— ........ - игЬо оо  4 004

ВСТ 6СП 5-2  
ГУ 1^-1-3023-80

е г о
0.03 0.03

ит ого 0.03 0.03

В сего  п р п ф и л я 052500 Gob 0.03 0 07

Ш в е л л е р ы  стальные 
гнут ы е раВасполочиы  

ГОСТ 8 2 7 8 -8 3

ЗСтЗГПСб 
ГОСТ 380-71*  

U того

с 60 * 50 Я J 7_ 0.03 0.03

0.03 003

В с е г о  прссриля
1 092800 о.сз 0.03

С т о л ь  у г л о в а я  
р а в н а п о л о ч к а л

ГО СТ 8 5 0 3 - 8 6

8СТЗ КП 2 IS O *  о 8 0.0 / G.ai и. оз

ГОСТ 3 8 0 -7 1 * L 6 3 X S 9 _ 0,03 O.OJ

итого 11240 —
0.0ь 

1 .1 0
—

0.0 г 0 06

0.27 0.37
В С Т З С П 5 -2  

ТУ1Ь-1-3023-80

1 ТОО* 8 10

—

Umoeo
0.10 0.27 0.37

В с  е л о  програлл ооот 0.1^ а гз ОЛЗ

\

Т П - 9 0 М -  8<, 87 -К М

металла. 
(  н а ч а л о ]

Водозаборные сооружения лраизЗйдитшмсгьюотОМ 
botStP/c для онплитчдко-.е£смш урзд ш  Воды до 6  к.
Насосная станция мрошВэди- 
тельностью от HQida 0.16#*/с 
сзагяубтниеннаизала гЛп 

Техническая спсииошхаццд

Стадия Лист ПистоЗ
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Вид профиля 
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526235
.«у/Т А
ш г й 326288

су рсанс
т г м

и<У77~ 7 7J ш Ту
Профилированные

литы
гост ebous-se

~ 8 t r j  кпг -
J №  380-11* Н $7-750-0.7 11 0.05 a. os

итого т о O.OS 0.0S
Всего профиле 0801 0.05 0 05

Сталь
толстолистовав 
ГОСТ 13303-7Л *

встз н а г
ГОСТ 380-71*

6 *8 12 а 17 0.02 0,19
6*10 13 0.0S 0.1 Л 0 02 ■ 0.21

итого 112<Ю 0.22 0.16 а 02 оЛо

вСт Зсп5-г
ТШ Ч '3023‘ 80

6-12 /4 0,16 0.16
S ‘ to 13 0.01 0.01

Umoeo 0.17 0.17

8 сего просри л л 030205 0.22 0.33 002 0,57

Стапь листовал 
pupae нояТролбичесщ 
ГОСТ 8558- 77*

8 2 Г3 н п г  
ГОСТ 380-71*

i 4 16 009 0.07

Umoeo т о 0,09 0.0 7

всего просрипя ото& 0.07 0.0/

болты
ГОСТ 7 1 3 8 -7 0 *

В С гЗ  к п 2 
ГОСТ 380-71*

d ie /7 0,01 0.01

итого т о 0,01 0.01

всего  просри а й :гоо% 0. 01 0 01

гайки
ГОСТ S3 fs -72

В сгв  нп&
ГОСТ 310-71*

(И  2 18 6,0 ( 0,01

Зтогс и?ло 0.01 0.01

Всего профиля 120000 0,01 0 01

Шайбы 
ГОСТ 11371-78

B ir o  хп2. 
ГОСТ 380-71*

d 11 18 0.01 0,01

итого нгЬо 0.01 0,01

Всего профиля тооо 0.01 0.01

Итого насей пет ома 2,S3 2 .г з 0.28 Н о

Лестницы, площадки.,
ограждений

ВСтд нп&  
ГОСТ 380-1Г

Лист 4 ir :M 0,51 0.77 0.5k и в

8 пега насел металла 2,23 313 o,sk ОМ 3,32

3 топ числе 
т  норнам

ВСгЗ нп 2 O.si ш ш 0,28 2,20

ВсгЗсп S-2 0,35 107 3,01

ВСГдГПСВ 0,8k в. si-

j e y

npuhm

1ИЯлИ311
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р г —

Н нонгр}в й л Ы т  |З Е э
т т т ш т н ш
ТТТШШ Т1Ш Ш 7Ш

—

Т Ш ж Т Ш и м а н  1

ш Ж ____

Т Г Н Ш И -  8 i  8 7  K M

Водозаборные сооружение пришлите/икостысотйОд 
Зо1.5п*1с для онллитхдколшнуя и родне и Бс$и до 6 н.
Насосная станция производи» 
тшносгъш Q1002 до (Ш**/с 
с заеладленирм нашзало 2Лн

СхрЗим I Лист ЛиетоВ

Техническая спецификация 
металла (  окончание).

,, fact трои с с с р  
Чкрводоканолпяовлт 

г. киев
Z554Z~^i (£ б ) Формат А2.

Типовой проект 901-1-81.87

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293833/4293833933.htm

