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Наименование бпр Наименование
близь альбом чертеж

Сказания ло лримененино Приложение? Блок БОН-
17 изготовлению:
f. Общая часть

-3x30-85. С/ема мание. лиалькая 2¥
ПотоЖениеЗ. Блок бсм-з* j

2. Назначение SO'85 /абаро тн ыа зерл?еЖ; Бв
конструкции.
3. Рекомендации Роя
лоббора.

Приложение 5. блок БСнЧх j _  
3035. Окема лрикиилиалбная ■ ?А. 

Приложение ЮбшБсНЖх I__
¥. Требования к трано- 30-85 Габаритна/С тестем.

лартиробке. 10 Приложение 11 Блок Б&Мх
5 Требования к оборубо- зяш . Схема лаинцилиальная.

Зинию и материалам Приложение̂ . Блок5СН-2х
6. Глебабания н сборке 320SQ. Габаритнь/б челюе/к.

блики. // Приложение 13. БлокБси*
ПошоАеное I блок 320-70. С л е т лр и яц и ли тн а я.

БОН-2х ¥5-55. Схема лрин- ПршоЖениеН?- Блок бор-2х
320-70. Габаритны й чертеж.цилсильная

Приложение 2. Зло у Приложение /53т бРН-2*
БОН-2*45-55. Габарит- :320-70Р. Окема яринцияоальная
ш и чертежи. 17 ПлшоЖеное1е. блок 6СР-2*

320-10Р Габаритный черт&к.Приложение J. Блок
БСЯ-2хЗО-55. Схема лаин- Раиложение 17.5локбсн-зх

триальная /б 230-35 Схема лринцтиальная.

Приложение 4. блок Приложение /Яблок5€н-3х
ЗОЯ-2x30-55 Гоболи/лныб 230-35. Габаритнь/и чертеж.
черноеЖ 20 Приложение/3. блок бсн-2х

Приложение 5 Блок 300-105. Схема лринцнлиольная

Б СИ-2x30 -55. Схема лрш- ПрилоЖение20. Блок 5сн-2х
ии?иальния. 25 Ш-105. Габаритный чертеж. 

Приложение 21. блок БСН-ЗхПриложение 5 Блок
320-70. Схема лриниилиальнаяБОЯ-2x30-85- ГабЬритнь/и
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/ Локимешаиир общая
2
3 АЧ 6И 2.0.0.ОО.ОООДТ Указании по применении,
Ч и изготовлению 6
5 АЧ БН2.1.100.000ГЗ бЛОН 5СМ~2х H5S5
6 Схема лршцилшлбная. 2
7 АЧ БН2Л100.000ГЧ Блок БСН-2Х45-55.
8 Габаритный чертеж /
3 АЧ БН 2.2.4- 00. 000 Г3 5пак БСН-2хЗО-55.
ю Схема лранцтиальная. 2
н АЧ Б К 2.2.100. 000ГЧ БЛСМ Б СИ-2x30-55.
12 Габаритные/ черл?еЖ. Г
13АЧ БК2.3.100. 000 ГЗ Блок Б ОН-2x30-55-
/V Схема принципиальная. 2
15 АЧ БН23.100.000ГЧ бпак бсн-2хЗО-35.
/8 Габаритный черте/К. Г
17АЧ Бкг'.иао.ооогз блок ВСН-ЗхЗО-35.
0 Схема лриниилоальная 2
/3 АЧ БН2Л100. ОООГЧ Блок БСН-ЗхЗО-55.
20 Габаритныд чертеж 2
2! АЧ БН 26.100.000ГЗ Блок БОН- 4x30-55.
22 Схема принципиальная. 2
23АЧ БК2.5.100.000ГЧ Блок БОН-ЧхЗО-35.
24 Габаритны/) чертеж 2

Узм.Наст ж Сокум.
Разлей- нчлмец.

ЧлШтл-\Каямец.
ш . ...

БН2.0.0.00.000 00

и изготовлению. 
Опись альбома ЛАТГИПРОПРЕЗМ
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/АЧ 582.5.100. 000 Г5 БПОН БСН-2Х320-50.
2 Схема лршцолс/шьхая 2
J АЧ БК2.6.1.00.000ГЧ БПОН БСН-2х32О-50.
Ч Габаритный vep/легк. {
5АЧ БН2.7100. ОООГЗ Блок БОН-2x320-70.
6 Схема лронцилиальхая2
7АЗ Б82.7.1 ОО.ОООГЧ 6/708БСН-2x320-70.
s Габаритные/ чертеж. 1
3 АЧ 682Л 100. ОООГЗ Бран БСН-2x320-70Р.
ю Схема принципиальная 2
11АЧ БК2.8.1.00. ОООГЧ Бром бсн-2х320-70р.
12 Габаритный vep/n&ft. 1
13АЧ БН2.9. ЮО.ОООГЗ Бп0НБСН-Зх2ОО-95.
/у Схема принципиальная. 2
15АЧ 582.9.100. ОООГЧ Бпох БСН-ЗХ200-35.
16 Габаритны/!/ чертеж 2
17АЧ БК2ШОО.ОООГЗ Бпох БСН-2хЧ00-105.
/8 Схема лринцшш/гбная 2
13А¥. Бмгмюо.аоогч БпоНБСН-2х.400-105.
20 Габарилпнь/О черте/Х. 2
21АЧ 682.11100.000ГЗ Бпон 6СН-ЗХ320-70.
22 Схема поинш/лиапьная.2
23АЧ БК2.11.100. ОООГЧ Бпон БСН-ЗХ320-70.
24 Габалилпный чер/леЖ. 2
25АЧ БК212.ЮО.ОООГЗ БПОН БСН-2x50085.
26 Схема лланатшядная. 2
27АЧ 582.12.100.000ГЧ блох Б С И'2x5оо -65.
28 Габаритный чертеж. 2
19АЧ Б82.13.1.00.000ГЗ Бпон 6CH-2XS3O80.

Схема лринципиапьная 2

Изм. \/1ит ifQ дохум. wtiMCbwama 5 Н 2 .0 .0 .0 0 .0 0 0  ОП
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1 АЧ БН 2.13. 1.00.000N Б  POM 6CH-2X630-SO.
г Габаритный m /m k. 2
3 АЧ 582.10.100.000ГЗ Бран БСН-Зхк00-Ю5.
ч Схема принаилиальная. 2
5 АЧ БМ2. H  i 00.000ГУ 5/ЮМ БСН-ЗХЧОО-105.
6 Габаритный чер/леб/. 2
7 \A4 Б М2. 15. 1 00. 000 ГЗ Брам БОН-2*1250-125.
8 Схема лршашаальшя 2
9 АЧ БН2.15100.000ГУ Блан БОН-2x1250-/25.
10 1 1 1 £ ! .1- 2
11 АЧ БН2.1Б. 100.000ГЗ Бро* БСН-Зу  1250-125.
12 Схема лршишаальлая. 2
13 ЙЧ SM2. /6.100. 000 Г  0 Бррр БСН-Зх1250-125.
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/ ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Рабочие чертежи б/юкаб сетевых насосо§(Бсн)раз
работаны институтам  „/Татгшропрам согласно асана 
типового проектирование /бсстроз осср на /338 гор 
Тети Т  7.3. i.76и J7J./.26.

Разработаны рабочие чертежи сседу/ои/их бсохов 
сетевых насосов:

Выпуск 2-0. Указание по применению и озготовсени/о.
Выпуск 2 -f. бСН-2х 45-35;
Выпуск 2-2. БСН-2*30-55;
Выпуск 2-3. 506-2x90-35;
выпуск 2-4. БСН-ЗхЗО-65;
выпуск 2-5. БСН-ЧхЗО-85;
Выпуск 2-6. SCH-2XJ20-50;
Выпуск2-7. БСН-2Х320-70,
Выпуск 2-3. В06-2*320-70Р;
Выпуск 2-3. БС6-ЗХ200-35;
Вь/пуск 2-Ю. БС6-2* 400-/05;
Выпуск 2-6. 6С6-5x320-70;
Выпуск 2-/2. ВО6 -2x500-65;
Выпуск 2-/3. БС6-2x630-30;
Выпуск 2- /V. ВСб-ЗхЧОО -/05;
Выпуск 2-/5.5С6-2Х/250-/25;
8ыпуск2-/6. бСИ-3х/250- /25-
ботсект рабочее документации бейка Вксючает б  

себе раздень/: тепломеханическиеt контроль и автоматика, 
зве ктратехничеакид' теплоизоляционные/.

lijjn бК2.0.0.00.000.мт
Кхв/me. К/тец

блоки сетевых насосов 
(БСН)

Шазмшля ярилтев/ш  
а изготовлению

/Шт. \{!иат\/!м/7)оЁ
7 1 4.Z

ЛАТГИПРОПРОМ
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2 НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

Вш и свтеВых яисосоВСбсн) предназначены бля циркуля
ции Водь/ Втепловых сетях открь/ть/х озакрыть/х сис
тем теплоснабжения.

блоки сетеВых носособ могут быть применены В пароВь/х 
Нательных} котельных с бойлером, Вобогребныхи комбини
рованных котельных.

Про Выборе блоков сетевых насосов принято:
~ расчетная температура теплоносителя -150/70°- 
-  установка по общекотельноб схеме.

Часть блоков укомплектована линиями перепуска срегу- 
ля  тарами температуры. Э ти  блоки применяется совместно 
с боблерными уетаноВками

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ЛАЙ  ПОДБОРА

Блоки сетевых насосов(бсн) Выбираются по макси -
Воды л

етсярежимом толки перелома температурного графика 
согласно таблицы :

Марка блока Напор.
M-Soa.m.

il
l Мша

касоса

БСН-2х 45-55 бо-т 60-45 К45/55
БСН-2хЗО-55 160-220 60-45 2 НЗО/55
БСН-2хЗО-65 65-120 35-70 2 Н30/85
БСН-3x30-35 130'240 35-70 3 НЗО/85
БОН-4x30-35 т -збо 35-70 4 К30/35
5CH-3X250-35 270-400 т - 3 5 3 Д200/35
БСН-2Х320-50 420-700 55-40 2 Д32О/50
БСН-2х320-70 450-660 60-65 г Д320/70
БСН-2х320-70Р 225-325 80-55 2 Д320/70
БОН-2x400-Ю5 300-500 120-80 г цнт/юз

Примечание

Б к г л л о о .о о о д т



.фойш ение таблицы

Мс/риа Ош а
Расход
&7дЫ,1*3/</

Ралор,
».8о8с/п.

Гмласо-
azsL

Марна
насоса Лртечанае

505-3x320-70 450-650 80-65 3 4520/70
БСН-2*300-65 680-1250 75-55 2 4500/65
500-2x630-30 /000-1600 80-70 2 4630/30
БОН-3*4 00-/05 600-1000 120-80 3 цнт/ю 5
6СН-2x1250-125 /600-2775 100-80 3 Д/250//25
БОН-4x1250-/25 гчоо-3700 /00-60 4 5/250/125

i .

I
|

* Блох с регуляторам  бля лоробых яотельны х.

Габаритные чертеж и о  лрунцилош ьяь/е схемы 

блохоб лрш аеаю тся н о ж

662.0.0. ОО.ОООДТ



Се
ри

Яб
.З

О
Зд

б_
__

__
__

__
__

__
__

вь
тц

ск
Я

-О 4f ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ
ЧЛБлок отравляется заказчику вез упаковки с 

заглушенными присоединительными концами трубопро
водов, врепление заглушек из ластовой стала лоолщиной 
з-чмм осущ ествляется на прихватке.

Ш туцера а бобышки ка период транспортировка 
и хракекар блоков должны вы ть закрыть/ пробками 
и заглушками.

дриборь/ контроля и автом атики о отварными 
устройствам и и злектротехничгслае оборудование упахо- 
вы даются в  ящики и отправляю тся с влахами.

4.2. Крепление блоков при перевозке должно обеспечи
вать предохранение их атдельнь/х элементов и блока 
в целом о т  деформации и механических повреждений.

43.Говорить/ и массы блоков допускаю т их транс
портировку до железной дороге, а  такж е с помощью 
трейлеров низкой посадки грузоподъемностью до/5м.

4.4. догрузка блоков на л/ранслортнь/е средства осу
ществляется с помощью монтажных и эксплуатацион- 
нь/х кранов грузоподъемностью /5/25т. Лриэтом стр о- 
подку блоков вести с использованием петель, преду
смотренных броме блока, а также с применением 
тоаверсы.

ШиШШёш. шЛхА БК 2.U.OOO.OOQ4T
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5. ТРЕБОВАНИЯ К  ОБО РУДО В А НИШ И МАТЕР Ш А М  
61 Оборудование, входящее в состав блока, должно 

соответствовать требованиям нормативно-техническо! 
документации и иметь паспорта. Качество матери а ха в и 
техническая характеристика готовых изделий, применя
емых для изготовления блоков, должны быть ладтвер/к-

кументами.
6.2. Приборы и средства автоматизации и контроля, 

входящие вблащдолЖны удовлетворять требовани
ям техническое документации на них и девствующим 
стандартам .

5.3. конструктивные изменения, возникающие в  процес
се изготовления блоков, должны быть согласованы в  установ
ленном порядке. Изменения, связанные с применением матери
алов, не ухудшающих технические характеристики блоков, ре
шаются изготовителями блоков самостоятельно.

1

1

1
1
1£

6. ТРЕБОВАНИЯ И ЕВПРКЕ БЛОКА

6.1 Рабочая документация /позволяет веста сборку бло
ков индустриальным методом с организацией раздельного 
поточного изготовления узлов трубопроводов име/шоконеррм/ич.

6.2. ври изготовлении и монтаже элементовт/убопро- 
водов сварку производить, руководствуясь требованиями 
ГОСТ(6037-60, с максимальным применением автоматичес
ких и полуавтоматических режимов, обеспечивающих вы
сокое качество сварных соединенад труб.

6.3. Сборку стыков m pift под сварку осущ ествлять 
с использованием инвентарных центровочных приспособ
лено/!/обеспечивающих соосность стыкуемых тр уб

ЯмЛисп,fl°doxm 1 4ш
/Ьст

_5_Б  И  Е.0.0.00.000Д  Т
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64. Весь комплекс работ no организации сВарни тр у 
бопроводов блока и контрол/? качества сварных соедине
ний проводить, руководствуюсь указаниями „Руководящих те х 
нических материалов по сварке при монтаже оборудования 
тепловы х электростанций (РТМ -1с -в1),Минэнерго СССР, 
правилами Госгортехнадзора СССР, а такж е требованиями 
рабочих чертежей блока.

6.6. бвар/ау элем ентов металлоконструкции блока 
выполнять в  со о тве тстви и  с требованиями го с т5264-80. 
Места, подлежащие сварке должны быть очищены ел? гря
зи, окалины, масло\ ржавчины и т .п . Сварной шов должен 
бы ть ровным и  лолным. В  местах сварки не должно бы ть 
прожогов, трещ ин, подрезов, непровара. Металлические 
брызги должны бы ть удалены, швы зачищена/ о т  гш а- 
ка и окалины.

6.6. изготовление и  сборку м еталлоконструкции бло
ка осущ ествлять согласно требованиям СНиПИ-/д.-75
// Металлические конструкции!При сборке блока р ук о 
водствоваться указаниями СбиЛЗ.Пв.Об-бМ,,Технологичес
кое оборудование и  технологические трубопроводы *

67. Влроцессе сборки блоков должно проверяться 
соответствие комллекя?у/ощих изделии; надежность креп
ления оборудования и трубопроводов к металлоконструк
ции, правильность нанесения маркировки на изделия, 
наличие паспортных тадличек на оборудование, наличие 
клейм сварщиков на сварных* соединениях Гори тб х о д то с т)

6.6. Гидравлические испытания блока проводить в  соот
в е тств и и  с требованиями,Правил устройства и безо- ш 
пас ной эксплуатации трубопроводов пара и горячей веды, 
утверж денны х Госгортехнадзором СССР.

6.9. В  качестве коррозионно-защ итного покры тия 
блока применять грунтовку Гф-620Г0СТ9625-73,  эмаль 
Пф-/33 ГО С Т926-62 U  битум нь/й лак Б Т~577ГОСТ5631 - 73.

Cm МШМ. Ш/шсьCam Б  К 2 .0 .0 .0 0 . 0 0 0 Л Т
Cm
5
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6.Ю. Оснащение Опока приборами а средствами автома
тизации производить согпасно сборочному чертежу 
„Установкапридоров контроля иавтаматизации’блока. 
При производстве радот по установке указанных прива
ров руководствоваться требованиями СНипз. 05.07-дб  
„ Системы автом атизации f

6.Н. Изделия, изготавливаемые по типовым монтаж
ным чертежам ТМ' атраслевь/м нормалям и типовым конст
рукциям Щ а также закладным конструкциям ЗИ постав
ляются Главмонтажавтоматикой Монмонтажслецстроя СССР.

&12.Приборы контроля а средств ав/тма/жзации зака
зываются по за казной спецификации (спецификации обору
дования) раздела автоматизациирабзчего проекта котельной.

6.13. Работы по установке электротехнических уст
ройств производить согласно сборочному чертежу „Уста
новка электрооборудования’ блока, а также,руководству
ясь требованиями МиПЗ.О5.08-85„ Электротехнические 
устройства.

<5/4 Электротехническое оборудование заказывается 
по заказной спецификации (спецификации оборудования) 
электротехнической части рабочего проекта котельной.

6.15. Теплоизоляционные работы рекомендуется вы - 
полнить на месте из готоваения блока. При этом с целью 
предотвращения деформаций теплоизоляции при транс
портировке блока клесту монтажа, необходимо предусмот
реть усиление крепления конструкций изоляции за счет уста
новки опорных колец на горизонтальных участнах и 
разгружающих устройств на вертикальных участках 
трубопроводов, а также применение спецэаклепак. 

конструкция бпока допускает? выпопнение

Т = Г  1 1 1
ШШ Шш ШЫмкж 8 М  Ю * Б К Z. 0.0.00. ОСЮДТ
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изоляции п а т  его монтажа.
a/6. Роботы по изоляции прямолинейных участков  

трубопроводов и фланцевых соединяли*} осущ ествлять в  
соответствии стиповыми сериями 7.303.9-2 и  7.У03.Р-3. 
Изоляцию криволинейных и фасонных участков трубопрово
дов и узлов оборудования вести согласно серии о. роз-н.

Монтажная ведомость на изоляции блока, ведомости 
объемов работ и материалов прилагается к комплекту 
рабочих чертежей блока.

в/Z Технические условия на изготовление блока 
должны бы ть разработаны предприятием-изеатовоте- 
лем фС учетом  настоящ их технических требований:

6. f  в. При изготовлении деталей металлической кон
струкции блока возможна замена сортамента черных 
металлов из стали Cm3 на сталь Cm3 по ТВ 1И -3023-60.
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щав1аМнжко1ПгЖнхТ№'07-{8№, ? РуР5:Лч/£0

mmКлапан oSpa/пнь/е) /9ч2/бр
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Паз-обозначение Наименобание Нол.Примечание

&..ВЗ Воронко 3

ВН1 ВентшЫ5с22н/к гост 19129- 73 1 РуУо; ДуЮО
ВН2.М Вентиль тчфлюбый 15ШПтост 18161- 72 У Ру16\ ДУ20

МЗД2 ЗаШшкка30сб5нж ту26-07-1215- 79 г Ру25: Ду150
т ж ЗодВитЗОс998нн< T926-07-189- 80 3 РУ25: йУ150
ш ж Задбанка30с 91нж гост 10199- 78 3 рут дуюо

щ.ноз Клапан обратный 19 ч 21 §р
ГОСТ 19827- 79 3 Ру1£; ДУЮО

КР1 Клапан регулирующий 25ч 9Уо нн(
___ ____ ТУ26-07-299- 82 1 РУ16: Ду80

п( нз Насос К90/85 с электродбигате-
-

7 " 1 ------г-—----------------——

лет 9320012 ТУ29-06- 807- 73 3 0=90/%/:Н*85м

Ш ли. \fltitm (О? д о  к .у  V i ч Ш п . Н е го Б Н 2 Л 1 00.000 Г З
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паз.
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В4..ВЧ воронкп 41

ВШ. ВИ5 вентиль муфтовый 45кч46пгост181В4-72 5 Рч 46; д о  в о

Ш-ЗДЗ ВЯДВиНекяЗОс В5нэ{с ТУ-2Б'0?-1245-79 3 Ру35;Ду 150

№  Же зядвифкя 30с9Я8нз}с ТУ2Б07-1В4-80 ч Ру 25: Ду 450

ш . т зядвиз/екя 30 с 44 H3fC ГОСТ 10494-76 ч ру1В;ду wo

ш .ж а ' кляпяН Обратный 49ч24дрГ0СТ19в27-?{ Ч Ру 46,Ду 400
КР4 КЛЯППН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25 ч 949н ^

ТУ е в -07-1020-63 4 Р у 4&;дую о

HI.. НУ НПЕОС К 90/65 С ЗЛеКТРОДвИГЯТЕ-.
ЛЕМ 4R2CJOL2 ТУ25-06-807-75 Ч 0[-90мъ/ч, Н-35а

ИЗМЛИС т Т ё д а к т подо. ДЙГЙ
Б К 3.5.1.00. ОСЮ Гз
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B1.B2 В оронка 2

Ш.8Н2 Вентиль муфтоёыа 15кчШгостт1-12 2 PHIS; ИУ20

m m 2 №ВткаШ998нж ТУ26-07-18^-80 2 РУ2$: ДУ2П0
№ M ЗаШжкаШ $sm ту  26-07-121$- 79 2 Ру2$: Ду2$п

891. КО2 Клапан обратный 79с38 нж

ТУZS -ОТ- 1192- 78 2 Ру  S3; Дут о
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вт Воронт 8

твнг Вентиль муфтоВый 75нч!8Лллсг/ш/~7л 2 Ру/6; Му 20

ш.здг ЗШиж№ЗИе998нж Т996-97- /86-80 2 Ру95 J у 200
тзду Зод5ижса30с65т 7725-07- 3275-79 2_

/
Ру 25:М у 950

Р у 2 5 ;Д у /5&
ЗД5 За56ижса30с65нж ТУ26-07-7275- 79

т т 3ад6ижва30с65т №5-07-8f5- 70 2 Ру25: Ду9О0

Щ№ Млоррн обратный /9а38нж
ТУ96-07- 7392-78 2 Ру63:Ду 20П

НР/ Рлопое/регу/шйуюшии 6с-9-2
ТУ 708 798-80 / РуШ.Дут

Н(Н2 Насос М390-70 с электьп- 1
дВагатвовм УДоаозо 2 (2 < !2О % М 0 м
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