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С а д е р р с а  я и е  ё ы  п у с к а

Обозначение , 
документа А/аимено б at-rue Стр.

Ti/ГулЬНЫи лист 1
Содерцсание бь/нуска Z

5.407- /S3j- п з Пояснительная записка 6
5. 407-/53J- 1 Электр о проб едки. Общие указания 7
£407- г Рекомендации по выполнению злектпо- 9

проводок в  производственных uj/салых
помещениях о сельской местности

5407-/53.1-5 Рекомендуемые марки проб од об и коде- 40
лей при различных способах их прохлад-
ки в производственных помещениях

&. 4D7* /53J-4 Марки проводов и кабелей и способы ух и
прокладки вягилых (садовых) дамах и
хозпостройках

5-. 407- /531-5 Основные технические данные по оводов М
и кабелей, используемых для олектра-
проводок

5.407- /534-6 Основные топы S/ек троустановочных гв
изделии

5.407- /534- 7 Перечень заводов изготовителей 22
5.407- /53.1-8 Непосредственная прокладка проводов 23

и кабелей открыт по конструкциям
и поверхностям. Общи и вид " V

5.407-/534-9 Непосредственная прокладка проводов 2*/;------ ---5----:-------4---- --------
и капелей по конструкциям и поверх-
ностям. Изделия и материалы

5.407-/53.HО Крепление проводов марок АПВ, ArtUB, 25
АПП8, ArtPPB, АПРИидр. на стальной
полосе

Ц
Обозначение
документа

. Наименование Сгр.

5.407-/53./-// Крепление проводов марок Ап В,'АП л3, 26
АППв, АПППВ а др. на пристреленной
проволоке

5407- /53./-/2 Крепление проводов марок АП8, Ампд, 27
-

1*11I!

смой дюбель- гвоздем ДГР
5.407- /534- 13 Крепление проводов марок АО В, АППВ, 23

Алов, Амлов и др. полоскай, вмазанной
в основание

5.407-/53.1-/4 Крепление проводов марки АПРР по 29
деревянным основаниям

5.407-/53.1-/5 Крепление проводов марок An8tArtABt A/WJ3, SO
Art по В и др. по деревянным основаниям

5.407- /53.1-/6 Арам ерь* изгиба проводов марки А ЛОР ЗГ
5.407-/531-/7 Примеры изгиба проводов марок А п&. 32

АМП8, АЛЛВ, Art ЛОВ и др.
5.407-/531-/8 Асбестовые прокладки для проводов 33

АЛВ. АМЛВ. АППВ. АМЛЛ& и др., прокла-
дываемых по сгораемым основаниям

5.407- /53.1-/9 Крепление кабелей марок А ЯР Г, А8РГ, А А8г Зй
АвЗГоо простреливаемой стальной
полосе

5407- /535-20 Крепление кабелей АдРГ, АИР Г, А ВВС 35
АПВР скобами

5407-/53.1-21 Крепление кабелей марок А нрг, АВРГ, 36
An8rt ABB Г с помощью прибиваемой
полоски

5-407-/535-22 бкрытая прокладкаустановочных право- 37
дов под штукатуркой. Пбщий вид.
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Обозначение
документа Оиапгенование Су.

S.407- /S3./- 23 Скрытая прокладка установочных 38
проводов па несгораемым основаниям
под штукатуркой

S.4D7-/S3.1- гь Скрытая прокладка установочных 39
проводов в борозде о полостях
перекрытий

&ло7ч$з1~гJr Скрытая прокладка установочных 40
проводов по сгораем о/м основа-
ниям под сукой штукатуркой

S.4D7- /S3i-S6 Скрытая прокладка установочных 4/
проводов по сгораемым основаниям
поВ мокрой штукатуркой

S.407- /S3/- 27 Электропроводки на роликах. 41
Общий вид

S.407-/S3/-28 Электропроводки на роликах, фокладка 43
проводов на роликах. Устройство от-
ветвлений

S407- /S3.(-29 Электропроводки на роликах. Устрой - 44
ство обходов

*5
1
I
I

I
§
г

1

Si Ш - /S3/-30 Электропроводки но роликах. Устрой- 45
ство проходов

S.407-/S3/-3/ Электропроводки на роликах. Крепления 45
Роликов к основаниям

S.407- /S3.i- 32 Электропроводки на роликах. Вязка 47
проводов к роликам

S407-/S3/-33 Электропроводки на роликах. Установка 48
выключателей и розеток

S.407- fS3.i-34 Электропроводки на изоляторах. 4$

Обозначение 
_  документа Моим снование сгр.

Общий вид
S. 407- /S3./- 3S Электропроводки но изоляторах. Установка SD

оыключотеля. Устройство ответвлений
S.407- /S3/- 36 Электропроводки на изоляторах. Устрой - б/

ство проходов
_5 .407- /S3./-37 Электропроводки на изоляторах. 5г

Крепление изоляторов
S 407. /S3J-3S Электропроводки на изоляторах. Вязка S3

проводов к изоляторам
S  407- /S3./- 33 Электропроводки на Лотках. Общие 5У

указания
S.407- /S3/-40 Электропроводки налитках. Обилий 56

вид
S. 407- /S3/- 4/ Электропроводки на латках. Варианты 66

Элементов трасс
S. 407- /S3/- 42 Рроводки в  пластмассовых трубах. 58

Общие указания
S.4Q7- /S3/- 43 Рекомендации по применению пласт- 59

массовых труб
S.407- /S3/-44 I1 I 1 1 1 * ! 60

пластмассовых труб
S.4Q7-/S3.4 4S Выбор диаметра РЭУ тру б  для 6/

прокладки проводов
S.407- /33.4 46 Выбор диаметра ру триб для прок- е г1 1 I &

5.407- /534- 47 (Способы соединения поливинилхлорид *63
ных тру б

S. 407- /S3/- 48 Способы соединения полиэтиленовых точб 64
S. 407-/S3 f  49 Спосовы соединения Рдя труб с 65

коробками



Обозначение '
__ BOXtf/tPAM? Уаименобание Ор.

$  407- /534-50 Способы крепления п8X тпиб скобами 6S

ll 1 * 1

емым основаниям
$407.-/534-5/ Способы скрытой прокладки пластмас- 67

совых труб по несгораемым ясно-
банипм

S. 407- /534-52 Проводхи в  стал ьных трубах. б/бщае 68
ука,эания

$407- /534- S3 Изделия, применяемые для монтанса 69
стальных груб

$.407- /S3i- S4 Рекомендации по применению 70
стальных труб

$.407- /53.1-5$ выбор диаметра отельных труб' * 7/
S. 407- m i-S S Соединение стальных труб п
$407- /534-57 Рекомендации по соединению ст&ьньгхточб 73

схоробхомн ихор лисами элекгрпобопидовит .
$.407- /$3.1-S3 Соединение стальныхгрубс коробками 74

и корпусами Электрооборудования.
Узлы

$.407-/534-59 Крепление стальных труб при откры- 75
той прокладке

5.407- /534-SO Тросово/е электропроводки. Общие 76
указания

$407- /$34-6/ . Электропроводки на тросах. Общий вид 77
5.407- /S3./- 62 Тросовые З/ектропрободхи. Общи о вид 18
$ 407-/534-63 Электропроводки на тросах. Изделия 7S

и материалы
$407- /534- 64 Тросовые Электропроводки: Изделия 80

и материалы
5.407-/534-6S Тросовые электропроводки. Узлы 81

It
Обозначение
документа Наименование С7р.

крепления тросов
5- 407- /534-66 Электропроводки на тросах. Кропление 83

праводов и кабелей
5. 407- /S3./- 67 Тросовые электропроводки. Установка 84

ответви тел ьных 'коробок
$.407-/534- 6S Электропроводки на три сак Зооиант 8S

крепления ответвительных коробок
5.407-/534-69 Электропроводки на тросах, /фепление 86

Концевых коробок. Узлы 6, 4/
5407-/634-70 Электропроводки на тросах. Установка 87

светильников
$.407-/53.1-7/ Электропроводки на тросах, крепление 88

проводов и светильников к тросу с
помощью подвесок

5.407- /53.1- 73 Э1ектропроводки на тросах. Концевое 89
крепление проводов. Мб, Мба

$.407- /534- 73 Тросовь/е Электропроводки. Детали 90
коепления. Мирки АТ/, АТ2. АТ3. АТ 4. АТ б

5.407- /534- 74 Тросовые электропроводки, /фепление 91
крнтков. Узел 7

5,407- /534- 75 Электропроводки на тросах. Крепление SZ
коробок и светильников • Детали

5.407- /53.1- 75 Проводка от пускателя к Электра- 93
двигателю

5 407-/536 77 Крепленое автоматических выклнт- 94
яателей типа AW506 на бетонном
[кирпичном/ основании

$.407-/534- 78 1Детали крепления автоматических . 96
выключателей ДГТбОб

$.407-/531-79 Соединение стальной трубы и 96

f/p-К З 'О /



Обозначение
документа

\

/Наименование &р\
кггаллорухова с коробками выводов i
Электродвигателей и пускателями г л

4 SJ07- /sss-sa доделка проводов i' кабел ей при всаде J Z j
$ $ пускатели а кнопки ]
4) 64*97- /536 Sf kps/7л ение скебк бетонным, кирпич ■ 93 !

ным и деревянным основаниям i
i

6. 407- Ш - 8В Указания ни минтае у выкллонатгл ей 99
и штепсельных роз era*

6.467- JS3.1- S3 Крепление выключателей и штепсель- /оо
нь/х розеток к основаниям при
открытой прокладке проводов

S.467- /63.1-S4 Крепление выключателей и сотен- /0/
Селонш розеток к основаниям. при
скрытой прокладке прободав

^ s.407- mi- ss Соединение, оконцевание и ответило- /ог~
ние нс ил опрессовкой

S. 407- /631-$6 Электросварка контактным /из
разогревом

_S.407-7S3.i-S7 Присоединение Нс ил проводов и коде- m
лей к зарсимам электро установи*/ -
нь/к изделий и аппаратов

i _S. 407- /63.1- 83 Соединение проводов с пимпшьнз /os
4
U cj/симов
$ 1 s. 407- /S3, i- 89 Повторные заземления на вводах. /06

1 Заземление электроприемников
Г ~ОЛй7- /533.-99 Устройство повторного заземления /07

I _ нулевого раба пеги провода на двух -

£
проводном вводе 6 индивидуальный
решай (садовый/ дом

§b|

S
_S.407-/63.1-9/ Joyce, на четыре хоров одном вводе /08

J

й й г ж д а ^  и *
1. дсхимгягз | Лотгнобвме Сгр.\

_ 6.407- /S3.!г 92. Повторное заземление нулевого рабочего> /09
право оа. Схемы заземли тел ей

__ У 407'- /53.1-93 Повтооное заземление нулевого рабочего> //о

про о ода на вводе. Двухзлектродный
Заземли тел 6 из стерусня S /В

_̂о.к-07- /во>УЭ4 \/о 2. Доухэлекгроаныи заземли гель //■/. ] —“---- *—р.
__ \из иголка и трубы *

_ S.467■ /63.1-96 То усе. Эл s к rood ы заземли тел я //2.
_S. 407- /634- 96 прокладка и проход заземляющих и //3
___ нулевых защитных проводников

через степь/
_ S 407- /63.1- 97 Крепление заземляющих и нулевых //9
__ защитных проводников
_б 407- /551- 96 \дйодь/ изолированными проводами впроиз- HS

водствен/шг ромещел/ия с ответвлением11!Iк<55

______ проводами
_ S.407- /S3.{-99 То усе, но через трубо стайку не
. S.4Q7- /634- /60 Вводы изолированными проводами вми- /п

юй/садовый/дом с ответвлением от ВТ не изо-

--- ----- % I 1 \ 1 I г

6. 407- /33.{- /а/ Го усе, но через трубастойку //в
-jygk /53л- /из То усе, но тросовыми /самонесущими} //9
_ проводами и кабелем
s j 67- /634-/63 .во оды хавалем оусилой/сидовый} дом с от- /га
__ у*ветвлением от B/f неизолированным /изоли-

-- -—  /оо ванным/ проводом
-Я-407- /631- /04 !техничгсхае данные проводов и кабелей /г/
____ </ рекомендации па их применен ип?

ча сдоде

J
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Настоящий проект являет ся переработ кой тало бога проекта 

4^407-36/70„Оста*и иузлд/ Внутренних сшоВб/х и осбетителЬкб/х 

электропроводок ВселбекохозяйстВеннб/х произбодскВеннбх помещениях.

Проект разработок по заказу Span бек о ео института 7ипоё6кпроектов 
6  саотёетстВио с  дог о Вором от  03. 30.30 У 3233. ..

Проект предостаВлек В Виде олббома рабочих черт гусей узлов и деталей 

розличкЬ/х Вориан/поВ ВЬ/полкения злектропроводок а  такусе крепления 

и установки электродвигателей пусковой аппаратуры, породе к и сВепн/пд- 
ников,устройсл/Ва ответвлений к  Вводам и В водов В помещения 

монтарзса Внутренних и Внешних заземляющих уст ройст в.

Проектом предусмотрена прокладка проводов и  наболей Впроизбод 

стВенмЬ/щ общестВенкЬ/щ одмшистротивнд/х зданиях индивидуалбнб/х уса<Ых 

дамах, содоВб/х домилох а токаре хозяОственнб/х постройках Всербской местности.

Проект расчитан на применение его персоналом занимающимся ментором 
сшоВб/х и осВетителбнб/х злектроустанаВон; проектировщиками занима

ющимися проектированием и реконструкцией селЬснохозяйстВскнЬпс произ

водит В еннбтх помещений, а  такусе Влоделбцами садоВбтс участков и имВо-1 
ВидуалЬнЬ/х зралб/х домаВ В селдской мест ност и.

На черте усах яри Водятся краткие указ они я по монгаусу рассмотри- 
. Ваемого узла на ВВоднЬ/х листах к pas делам- общие указание зтргбоВотВбЗеШ 

... • Рассмотрены различные способб/ крепления проВода8  современными 

икдустр иалбнЬ/ми методами, пошедшие широкое применение В промыш

ленности позволяющими Вести В мастерских или на монтаусно - зо  сото- 

ВителЬнЬ/х учадт ах загот овки нрупнЬ/х узлов проВадок с последующим 
манта ром  их В помещениях с минимальной затратой Времени и  -  

наиболее прогрессивнойтехнологией производства работ.

6  проекте приводятся ргномендуемЫе марки яро Вода В и кабелей 
и способа/ и х  прокладки В про из Водет ВеннЫ х помещекиях^шЬ/х 

(садоВЫх/ дом ах и хозпост ройках,применясмб/е В  зависим ост и  

от  характ ера, окруж аю щ ей срсдб/ даю т ся рекомендации н а  

ВЬ/бору способоВ прокл адки .провода В  В  заВисимост и от  м арки

проВода и характера ередб/. для проектируемсооруусогмбкх ирекок- 
сгруируемЬ/х селЬскохоэяйс/пВеннб/х помещений.

Воскоёу лолоусена. работа В3313Пи„Т*Фсронзлекгро проект ̂ Рекомен
дуемые материал6/ по Выбору и применению изолироВоннб/х проВодоб 
соответствующая действующим техническим уело5usм на пробода, 
и кобели, а  тан эре требованиям ПЗЗд

В алЬбоме систематизирован и обобщен опбтт Ведения 
зленгромоктауенбтх работ по Внутренним электропроводкам Впроиз- 
ВодстВеннд/х и идмимиетратибнб/х сел&снохозябстбеннЫх помеще
ниях. индиВидуолЬнЬ/x  домах и хозяйственных постройках 
с наиболее доступными ирациокалЬнЫми способами 8b/пол- 
нения отдепЬнЬ/х их узлов.

Приведенные на чертежах детали иузлб/ электропроводом 
и других электроустановок Вбтолненб/ на примере отделбнбтх 
марок проВодоВ и каВел ей, наиболее применяемЬтх сечений, * 
а тан с/с е наиболее харамтернб/х аппаратов и электроустано• 
Вочкб/х изделий:

Проект рассмотрен 337С Минэнерго СССР/секция электрификации 
с. х  .и быта] одобрен и рекомендован н утверждению и Вводу В 
действие протоколом от /В. 32.S3 У 33
Приказом института „Сел бзкергопроент от 23.03.32 /З-З-Лпроект 
утверж ден и Введён Вдействие с 03. 30.98

Нач.о7д-
run

КулЬ/гаН- 
Харечко .

J.3C-
Нач.гр. 1

■* * у/• л
Нач.кснг ГаречлО

5 4 ( П - / 5 & Л З

Пояснит елЬная 
записка
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При § е п о л й е н и и ? Э й в Р » 1̂ ы я е е 1ь « *  <9 o8 o 3o e  п а р к а  n p o S c d c l  u  к а б е л е й  и  с п о со б ы  и л  про-, 

к л а б к и  d o « a c b «> c c o t^ 8e ^ c f i f o 8 d m e 'f lp ^ e s r T ) u  или 6ы 6 ир сптк >й 5  § з а § и о и п о е 'П и о п ?  ^ с -  

р й Р г г ^ в ; п о м е ^ н й и ^ . д е А о 5 и и - c p e d w  &  н и х  6  c o o r b S e m c m l u u  с  р е -  .

к о м е н ^ й ц и я « и ; о р й & е й е н н ь т и  н а  л и с т а х  3  u l .  О с н о в н ы е  т е х н и ч е с к и е  

в а н н ы е  п р О $ о д & & „ и * ш б & Л е й ~ р е к Ь ^ Н Х ^ £ П Ы Я  К и С Т Ю Ш О ^ С Н и н з  §  С ;Х у ПроиЗ% сбМ >$Ы ‘  

. н ы л  п д п е щ е н ц ^ с р и л ь & 1 с а д ъ § ь ю ) & о п а з : и  ‘х а з п р а т р о и к а х  Ь ч .л и ё г ь  S  

- С г ч е н и ё  г п о ь о п р о § с 8 щ й х -ф э л ( !р д и д т &  и 'к а б е л е й  д о л гу  к о  п р и н и м а т ь с я  ‘ fic T S p u e a m y  

и л и  о п р е д е л я т ь с я  р а с ч ё т ^ и е х о б я  М 2  х а р а к т е р а  и  Величины н а гр уз к и , $  < ю о п ^ й < ? гё § и и З ! 

б е и с г ь ^ ю щ и м ^  m ^ H U 4 e e c u w u  p p < s S u « ^  -и  н е р п а м и .  .

V  О г п ^ р м т а я  п р о ^ с б с с  н е £ с щ и щ е н к ь 1 ® ^ ^ р о ? £ < и н « »  n p o S ^ c S  S  с е л ^ к с ш а я и ^ ^ н А ! *  

В с й с т Б е н н ы гс  п о п е ч е н и я  ос н е п  о с р ё & т & е н а о  т с / п р о и т е / ь н  ы п  n c U p x h i o e m n  и 'к о ь гв 'т р у -г - 

ц и я п , н a  p c t u w x  и з о л я т о р а х  и  л о т я о я р о ’ г п с к э р е п б М е о к а  п р о & а к > 8 н а  п т р ш х £ (г $ с € я я щ №  

'■ №  С п у с к а е т с я  н о  в ы с о т е - н е  м е н е е  2 ^ м о т  п о л й ^ с § о ^ п р о л о о |г е н н ы й  н с гм е н ш е й  & № 9 д е р а  ' 

m o p sjo e  с п у с к и  с  €  ык-люч с(«пелл ш  т е  ос ей ь+ч w > o p Q 3 e m ita w ; u 4 u ra & flrs u  д р у з и п ^ ш р а а п п с р а / гх и  

%  э т и х  п о м е щ е н и я х  ^олсдены бы ть 3 0 u ^ i y e H w x 5 m t n £ « c N U ! j ^ o c c | ^ B e i ^ m § u u  н «  в ы с о т е  нс 

п е н с е  1 5 м  о т  п о л а  и л и . п л о щ а д и  о Ь е л у о к й В с п + щ *.

' Б  б ь ^ о В ы х  п о м е щ е н и я х  п р е д п р и я т и й  Ш ,  8  а д п и н и е п > р с т > и & н ь > х  и  о б ь ц е стВ енн ь/х з д а н и ю , 

Ч 1Н & & и З у о л ь н и х  орильор б о м а х /5 с З о £ ы х  д о п и м х  и я ш о с Щ к и к а х  б е з п в ^ ш ^ н 1 з О о п о с н о с т ц ,п р о - 

рлабка н е з а щ и щ е н  н ы хл р с& о З о В  д о п у с к а е т с я  н а  В ы с о т е  3?п но<? п ш о м ;с п у с к и  я 1 ы р л ю ч е т е л я ч  
и  ш т е п с е л ь н ы м  р о з е т к а м  8 э т и х  п о м е щ е н и я х  ( З о п у о к о е т е я  з а щ и щ а т ь  о т  п е х а н и ч с -  

ofeuoc n o § p e o ( c t 3 e H u u #

■Г В ы с о т е  у с т а н о в к и  Выключателей н а  с т е н е  д о л ж н а  п р и н и м а т ь с я  / .5 м  о т  пе л а ш те п с е л ь * и х  

р о з е т о к  - й $ * { п  о т  п о л о .

\  В ы с о т а  прокладки п р о & а д о Ъ  и  кабелей О с т а л ь н ы х  т р у б а х  и г и б к и х  м еталличе ских р у с а к а х ,а  

ipdM ice ш п а н г о 8 и х  к абел е й  Зля т я ж е л ы х  ус л овии  р а б о т ы  о т  ^ р о 8 н я  п о л а  и л и  пл о щ а д к и  обслу- 

’ ^ с и б а й и я  н е  н о р м и р у е т е * .

,  '. ' ^ е с т а  с о е ф н е н и и  и  о т в е т в л е н и й  прс&ойаВ и  кабелей н е ^ ^н ы и е гш тс® ап1Ь п м 4«и-1есш» уымий, 

В н е с ш а я  соединении и  отВетВлений oJw a u  прсВобоВ и дебелей бсис/чы им=ть изоляцию, равноценную. 

U3 м я ц й и  р(сил ц е л ы х  п е с т  э т и х  п р о В о й о В » и  к а б е л е й .

’ : Ш о л я ц и я  кабед е и Д ы В е д е н н ы х из к о н в о и  забелки З е л е н а  бы тьзащ ии^ена о т  с т а р е н и я  

/покры та и зо л я ц и о н н ы м  л а к о м  или заключена 8 ргзиноВые или полидлорВинсмоВые т р у б к и ) ,

При наличии 8  помещении ncjpo^ или «азе?» разруш аю щ е д е й с т в у ю щ и х  н о  указанны е .покры тия, 

о}?илы покры ваю тся з а щ и т н о й  крао|адй/ароши8 о с тш ? щ е и ^ л и я н и ю .о к р уа с с1Ю 1ц е й  с р е ^ ы  / к р о м е  

р а з б е л о к  8  г е р м е т и ч н ы е  к о р с б к а с с  и  а п п а р а т а х ) .  *

С о е д и н е н и я  и о т В е т В л е н и я  f^o §o6 d>, п р о л о ж е н н ы х о т р у б а х  и  г и б к и *  металлических р у к з В о х  при 

oiriRpumo^ и скры той про8сЗкё и пробой? при ск р ы то й  про§а$ке б ол ьны  В ы пол н яться 8 с о г г Ы и т б Ц -

н ы л  и  о т § е п ) 8 и т е л ь н ы а : к о р о б к а х .

K O H C m p y ru u u c D e d u H w s A b H w ^ u ^ S e s s u M S / fc H b a  корс&ж й у  * * у  coon*e<rcmSо? о ть  способам ярск лаб- 

fcu и  у с л о в и я м  Сре5ы .

Вместо* Выхода из стальных труби губтаг меэсмдичёскиг p^cSsS про&зЗа Ллармы быть Зйцищсиы 
о т  поВреЖдениО осс.чцгВаяием труб и меааллорукчёоВ Втулками. •

^  м е с т а х  пгр е се 4 е н и й ^ е к тр о гр о с аЗ к и е п е м а гр ат.и р »-ь .^ и  и Ссабочныяц ш Всм и бел е н ы  б ы т ь  

-^ р *% с п о г п р е н ы  к о м п е н с и р у ю щ и е  и с т р Ы с л § а .  .
При параллельной л р о м а б х е  р а с с т о я н и я  о© cpoSodoB иксбедгю 8с т р у б о ^ о & с б ^  Эси^ н у  б ы т ь  не 

"Менее № 0 п п  а  д о  труЬо пр оВ ей аВ  с  п р о ч и м и  З 5.€ ? и г т ,* * ц  U  е о -а м и - н е  м е н е е  B S O n ^ t y u  K $ t f * u :r  т р у -  

бограВоСях npoSoda и  гибели бшясны б и ть т а к з -е з а щ и щ е н ы  о т  8ы оокоО те м п е р а тур ы  л и б о  и м е т ь  

•^ с о о тВ е те гм ^ у ю и д е е  й о п е л н е н и е . ' . " . ■ ■ * ■

Пересечение незащ ищ енны ми Прооо5зни О ^ уб о я р ^ о б а ?  д У ^ н ы  выполняться н а  расстоян ии о т  н и л  

*1 ? е п е н е е 5 0 м и ;а .о т  < тй £ с п р о ао б о 1 с г а з т д м и  ^ б к о с т я м и  и  га з а м и - н е  менее Й?0мм I  б с р о з б « у 

^иЗСИЯционНы.а т р и б н а а /и б о  %  л е т а А Л и ч е с к и *  т р у б а х ,

При^пересечении проВобами и  кобеляпи г о с я г - «  г р у Ь о г р 2оЗи§ они бедямы бь«ть m ancte защищены « в  

! о з й е й е т 8 ия ВысокдхЗ тем пературы  либо и м е т ь с с с т 8 е т с т 8у ю щ у ю  т е р м о е т а О к у ю  и л о л х ц и ю .

^Отеры ты е п л о й к и  йшокны пройю бы бааьгя с у ч ё т о м с ) р а и п е к т у р < ы * л и н и й  п о м е щ е н и и  и

? с о о р и о }с е н и й /к а р н и з о 8 , т о н т у с о 6 , у г л о §  ч / 3 p .J

Д л и н а  п р о § о й о 8  6 о  £ л а # н  и х ,с ы р а х  и  о с Ф з с ы р ы х  цомещениЯл/? у б о р н ы х  Д ан н ы х к о м н а т а х  о  т .п .)  

должна б ы т ь  м иним а/ьной.ф о8с6ки р е ш о е ч д уе те з  р а з м е щ а т ь  8 н е  э т и х  п о м е щ ен ий ,а с В е т и л ь н и к и  

-  нс< б л и ф з й ш е О  к  o p o S o d c e  с  п е н е .

С к р ы т а я  n p o W s a  п о  н а гр гИ с гн ы п  я о § г? х н о гт я м / с ^ т го б а м ,б о р (Д а л  и Ш ^ д з п у с м е п к я . П р и  

о т к р ы т о й  проВобке §  з о н е  го р я ч а я  с р ф о п р о о с З о $  д т х с о б о 8  и  я .Ъ .т е м п е р а т у р а  о к ругнел ю щ ее о 

S a 3d j x a  н е  do/uSfн а  п р е в ы ш а т ь  3 5 ® С .

крепление r f  oSodoS метелличесгими скобами «с Ь ю й и м о  Выполнять с а у к ц и о н н ы м и  пр ок л обм ам и . .

/Металлические а е б к и  бля крепле-ния защ ищ енны х n p o o o & t  к апл е й  и смольных т р у б  боданы б ы т ь  

о к р а ш е н ы  л и б о  и м е т ь  и н о е  к о р р с ^ и й н о с ф о й к о е  п о к р ы т и е .

flpoSoд а ,проклабиьое|'Л1б  СРры то^од^гиу имепгь и  мест соес/инения В ош 8?т8ительных порсбвахиу'м еап 

присое&1нения к .й В е о и л ь н и к о п .й ^ ю ч е г .ш м  и ш ге п с е /ь н ы п  р о з г т к а п  з а п а с  д л и ной  н е  п е н е е  5 0 » » .  

(? т § е т § и т е л ь «ы е  керебки и керобкй » я  Выхлю-т'аяе'ей и  ш п а т ь н ы к  р о е т о к  при скрьдт.ой я р о ш д м . ' -

5 . W -  i5 3 .t -l
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ч

I

П р о в о д о в  dcAtfwfci б ы т ь  у т о п л е н а  6  с т р о и т е л ь н ы х  у *  м е н т а х  i d a m w j o f i O & w u O  e  о к в и а т в л ы л ! с д е л а н 

н о й  в н е ш н е й  n o l e p x n  o o  ф ь ю .

К р ю к и  и  к р о м щ я н й н и  е  и з о л я т о р а м и , к р е п и л *  R O n c f f i p y N u u  для про к л а д к и  л о т к о в  з а к р е п л я ю т с я  

т о л ь к о  8  О с н о в н о м  м ч ш е р и е л е  с т о н  и  п о т о л к о в ,«  р о л и к и  (За в  npcSe doS с е ч е н и е м  * >  4  » н *  в к л ю ч и т е л ь н о , 

п о е у т  з а к р е п л я т ь с я  ж *  ш т у к а т у р е *  или 6  о б ш и б к г д е р е в а * м ы »  з д а н и й .

Й м и к й  и  и з о л я т о р ы  6 у г л а х  п о м е щ е н и й  y e e tfw a S rtu S o m rti н а  р е е с я й н и ц  о т  п о т о л к о в  ш и е н & ш х  е т « $  

р о в н о м  f 5 * 3 - к р а т н о й  в ы с о т е  р о л и к е  и л и  и з о л я т о р а ;н а  т о к о м  *нгС р е с е т а н и и  о т  п р о х о д о в  черев о т е ш  

у с т а н а в л и в а ю т с я  к о н ц е в ы е  р о л и к и  и л и  и з о л я т о р ы .

О д н о б и л ь н ы е  и з о л и р о в а н н ы е  н е з а щ и щ е н н ы е  п р о в о д а  д о л и н у  б ы т ь  п р и в я з а н и  м я г к о й  ф о в с л ж о й к о  

в с е м  р о л и к а м  или « з о л я т  с р а м .В я а е л ь н а я  п р о в о л о к е  8 с ы р ы х  п о п е ч е н и я х  и  « ф у ^ - н ы х  п р о в & З м х  д е м к н а  

и м е т ь  п р си ь и ^ о к ор ро вии но е п с к р ы т и t . И б с л щ и я  п р о в о д и в  8 n e c .w r  w e  п р и в я з к и  д о л з е н а  б ы т е  

п р е д о х р а н е н а  о т  « ^ р е ^ З е н и й  £ л з с л ь н о О  п р о в о л о к о й / н а п р и г т е р г р и  п е л о щ и  н а м о т к и  п о  п р о & а д

и з о л я ц и о н н о й !  л е н т ы ) .

К р е п л е н и е  « ^ з а щ и щ е н н ы х  п р о в о д о в  к р о л и к а м  и л и  а э о л Я Ф р р « м [ з в  и с к л ю ч е н и е м  у е д а й т е  и  

к о н е ч н ы х )  н о  sir к т  б ы п о л н д т ь п Я  в я з к и е  ф и  п о м о щ и  к о л е и  и  ш н у р а  и з  с в е я ю с ф с й к о го  w c n u K o f n a u -  

H u H u m o p u d a J . G a S e n & e H u e  п р о в о д и в  в ы п о л н я е т с я  н а  р о л и п в х  и л и  и з о л я т о р а х .

П р и  п е р е с е ч е н и и  nesjedy с о б о й  н г я А ц и щ е к н ы х  и з о л и р о в а н н ы х  я р  с в о д о в г р а о ц г е н н и х  « а p a c - c m a o w * *  

о б и н о т  Д р у г о г о  м е н е е  й г п у с т и м ы х в и н с и б о А Ь и е г о  с е ч е н и я  п е р е с е к а ю щ и х с я  л и н ч и  н а  к а ж д ы й  и »  

П р о в о д о в  е д к о й  и з  п е р е с е к а ю щ и х с я  л и н и и  б о л ь н а  б ы т ь  ь З е т а и  е а к р е ^ е н в . б о  и з б е г и к и с  о г р е н в - 

щ е н и я ,н е р а з р е з а н н о *  и з о л я ц и о н н а я  т р у б к е  л и б о  п р о в о д а  о б м о й  и *  л и н и и  Й о ^ н ы  б ы т ь  з а л о г и  

8  б с р а з б у  £  и з о л я ц и о н н ы х  т р у б к а х .

П е р е с е ч е н и я  п л о с к и х  и  о д м а з р о в о л о ч к ь л  п р о в о д о в , п р о к л а д ы в а е м ы х  н е п о с р е д с т в е к к о  п е $ %  с о б о й , 

с л е д у е т  и з б е г а т  ь  Д *  и  н е а б д о б и м о с т и  т а к о г о  п е р е с е ч е н и я  и з о л я ц и я  п р о в о д а  £  м е с т е  п е р е с е ч е н и я  

t b j j w a  б ы т ь  у с и л е н а  т р е м я - ч е т ы р ь м я  сл о я м и  п р о р е з и н е н н о й  ц д и я ( ц и х л о р в и н и л о ! Ь й л и г х & ;л & т « .

П р о х а ?  ч е р е з  с т е н ы  н е з а щ и щ е н н ы х  и з а т р о в а н н ы х  п р а в о З е в  в ы п о л н я е т с я  8  н е р а з р е з а н н ы х  

' и з о л я ц и о н н ы х  п о л у т в е р д ы х  с р у б к а х  к о т о р ы е  долж ны  б ы т ь  о с а н ц о в с н ы  б  с у х и х  п о м е щ е н и я х  

и з о л и р у ю щ и м и  в т у л к а м и  [ н а п р и м е р  -  В Т К ) г й  £  с ы р ы х  и  ф и  6 ы л о З г н а р у # у - в ® ^ м п и В | ^ М ( 4 .

П р и  п р о х о д е  п р о в е с о в  и з  о д н о г о  с у х о г о  п о м е щ е н и я  £  д р у г о е  S e e  п р о в о д а  о д н о й  л и н и и  

д о п у с к а е т е *  п р о к л а д ы в а т ь  8  о й ч о и  и з о л я ц и о н н о й  т р у б к е .

f y u  п р о х о д е  п р о в о д о в  и з  с у х о г о  п о м е щ е н и я  £  с ы р о е ,и з  с ы р о г о  п о п е щ е ш я  8  ф у г о г  с ы р е е  и  п р и  

в ы х о д е  и з  О б у ч е н и я  н а р у ш у  к а ж д ы й  ф о 8 о З  З о / : р г н  п р о в е д ы в а т ь с я  8  о т д е л ь н о й  и з о л я ц и о н н о й  '  

т р у б к е .П р и  п р о х о д е  п р о в о д о в  8  с ы р о е  п о м е щ е н и е  с  и н о й  т е м п е р а  П ) у р е и #в л  о  Ю н о с т ь ю  и  т я ,  б л а н к и  

д о л ж н ы  б ы т ь  з а л и т ы  с  о б е и х  с т о р о н  и з о л и р у ю щ и м  к о м п а у н д о м . П р и  в ы х о д е  ф о в о о о в  и з  

е у х о е а  п о м е щ е н и я  I  с ы р е е  и л и  н а р у с р и  з д а н и я  с о е д и н е н и я  п р о в о д о в  З о л е н ы  в ы п о л н и т ь с я  6 

с у х о м  п о м е щ е н и и .

П р с а о д  з а щ ц щ е н ч ь л  и  к й з а щ й щ е н м ы э с  п р о в о д о в  и  к а б е л е й  ч е р е з  м ц к З у в т а ч н ы е  п е р е к р ы т и я

д о л ж е н  в ы п о л н я т ь с я  в  г р у б ы х  и л и  п р о е м а х .

Проход через ncxdysmwfrrtwe перекрытия скрученными проводами запрещается.
П р о д а в  п р о в о д о в  ч е р е з  м е » д у У » а » н ы Е  п е р е к р ы т и я  З о п у е к в ю е я  в ы п о л н я т ь  в  и з о л я ц и о н н и *  

т р у б а х  в  с т е н е  п о д  и м у к в т у р к о й . и З й А Л к и б н н ы г  т р у б ы  8  п р о х о д а х  и  о б х о д а х  н е  д о л а гн ы  

и м е т ь  р а з р ы в о в  и  д о л я м и  б ы т ь  з а д е л а н ы  з а п о д л и ц о  0  н а р у ж н ы м и  к р а я м и  I  т у л о к  и  

в о р о н о к .

fij& y c w  и « и б а  незащищенных изолированных односильны» проводов дол^си^ быть 
н е  м е н е е  т р ё х к р а т н о г о  н е р у д н о г о  д и а м е т р а  п р с & е д а .

5J01453H
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Рекомендации на ббтолнению змктролрсводок 8осветитель
ных о силовых сетях лроизбсдстбеннЬ/х и ссбминистро/пибнЬсе 
помещении, филЬтс/оидобЫх/домобихозяйстёеннЬ/х пестро 

V  ек бселЬской местности, лриВеденнд/е 8 прилагоемЬ/л 
. § таблицах проекта/постЬ/ } состоВленЬ/ ВсоотВег-
^ тбии с работой StfU/JU Тяуелромзлек/прояроехт

# РекомендуемЬ/е мотериалЬ/ побыбору и применению 
изолированных лроводоб*от /ЗдЗеоуа, соответству
ют деаству/ощрм техническом условиям на.про- 
Вода и кобеле/ а так$се требованиям Уб/Э.

Рекомендации согласованы с /УУО МВД 6СФСР и /ос
ин о секцией по знергонадзору 
РеномендЬции и указания кастощегс проекта распрост

раняются на эмхтрофободки с х /рошВодапбеннб/х иадминестра- 
тибнЬа: помещении; индибируолЬнбкг усилб/х домоб, садабЬх 
домиков ихозпостроек В селбской местности.
Ври бЬ/Ворг морок проводов и кобелей Для електролро- 

8о док ВунозоннЬяс помещениях необходимо /укобоВстбо
бо тЬся следующими общими лолоуеениями: 
о].б таблице для коуебого баба ялентролровоВни уна- 
зонб/ неснолЬко марок проба до В, В порядке рекомендации: 
6). Врименятб тробада следует Врекомендуемом порядке; . 
6/. Уровода долуенб/ - ислолЬзовотЬся ло основному их коз- 
ношению. Ропример.ДрРВ. бМ/шб- для беструбнЬ/х отнрЬ/- 
тб/х и скрб/тб/х злектролроВодон :ДУ8, ДУРИ- для проклад
ки на роликах и изоляторах а тонусе 6трубах и т.д; 
tf. Лрокладку лроВодоб В трубах следует применять В/рой 
кисе случаях рогда небозмоуснЫ другие способырранлодки 

Ури лрлЬзованаи таблицами необходимо уии/лЬ/- 
Bomb пояснения к ним ///̂ пояснения соответствует /Некоем);

t Открб/тая прокладка тободоВ/кроме МУР ЖРЯ/и 
полибинолх.ФриднЬ/х труб непосредственно по сеораемб/м 
яоберхностям не допускается, бри необходимости она мо- 
усещ дЬ/тб бЬтолнена по слою листабого асбеста толщи
ной не менее б мм, при стам ширина асбестовой

полоски допуска вЬ/етулатб на /Рим с хоусдои сторонЬ/ про вода/тру Sty 
г  СнрЬ/тая лрок/адка пробобао непосредственно по ЗереВенкдщ илиравно-

подкладкой под про Вод слоя листоВого асбеста толщиной не менее бмм 
или намета штукатурки толщиной нс менее бмм, при ятом и 
слой асбеста и намет штукатурки долуенб/ вб/ступотЬ не менее нем 
на Юмм с каусдой сторонЬ/ провода* -
Л Ури однослойной пронладке о горизонтальной плоскости-с лраксцсут- 

Нами меусуу проВодоми ши при прокладке В Вертикальной плоскости- 
без промеусутноВ;
4. Ури скрЬ/той злектропроВодке по сгсроемЬ/м поверхностям 

now Винилхлоридн&с трубд/ долуенб/ прокладЬ/ватдся по слою листового 
асбеста, толщиной не менее Змм или ло намету штукатурки тол
щиной не менее бмм, Ёд/стулающих на /Омм с каусдой сторо-

турки не менее /Омм
использование труб из лолизтилена и полипропилена не допускается.

Примечание: Если помещение ло условиям окружающей сребб/ относится 
К двум категориям,то марка лроВоуа/кобеля/и способ прокладки уол- 
фнЬ/ удовлетворять требованиям обеих.

Ш/L \ ш ш к ш

5 . Ш -  / 6 3 Ы

/снохендоции побдтолне- нию плгктролроВвЗбк блроиз: боВетогнно/х иуеилЬ/х поме 
щгнияя ЪселЬскои местности.

CmodtiAjt/cm ПисарЗ
р  1 г

сеЛЬЗНЕРГОЯРОЕКТ
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К ат егория пом ещ ении

f l Q  у С Л О б Ш М  О Н р у ф О Ю  

щ ей  средь/

/от носительнал 
Влао/сностЬ 

не лре ВЬш /ает  

'  6 0 % /

г .Д ш Ь н ы с

/по технологическим 

услобиям бд/делястся 
пЫлЬ 6  тоном но/ш vc- 
cm S t, что она моуеет 
осебатЬ на про 6одах, 
пронинотЬ Внутрь 
машин;  аапаратоВ ит./з)

3 . в л а ф н  Ы е  
/поры и конденсирую 
щаяся Влага Выделяю
тся лишь Временна В  
небольших количествах. 
Относительная блаф - 
ностЬ более 60 %  но 
не ареВышоет 7б°/р}.

Вот ношении пораже
ния людей ялентри- 
чееним  т оном
aj без повышенной s

опасности:
6} При наличии В  поме' 
щении одного из следую
щих уело Вии-' пробам- 
щей пыли, токопроводя
щих пол о 6[металличес
ких, землянЫх, кирпич- ,  
ных, фелезоеетоннЬ/ос 
и 7. а  /ВЫсонои ’темпе
ратурь/ /длительно 
сбд/ше 30°GJ; Возмож
ности однооре/ченного 

п р и к о с н о в е н и я  ч е л о в е к а  
н имеющим соединение с 
землей металлокоиструк 
pus ми зданий, техколо 
гичесним аппаратом 
и т о. с одной старонЬ, 
и н металлическим 
корпусам злектраобору- 
дабания с другой старо- 
нЬ/ оно относится Jjc 
категории с повышен
ной апосностЬЮ;
С/. Ври наличии 6 поме
щении двух или более 

условий асбЫшснной- 
опасности-, по мщение 
относится н катего
рии особо  опасных

Рабочие помещения 
одминустротивкЬ/х 
зданий, помещения 
обслузриВоющего пер
сонала- <рерму инку
батории, отапливае
мые склодЫ негорю
чих мотериолоВ, под
собные помещения 
В мастерских и 7.0,

Примерный перечень 

помещении

Склады сЫоучих 
негорю чих матери
алов и г.п.

НеотаплиВасмЫе 
склады  

Зля негорю чих 
м ат ериалов

и Т.п.

3?
Х о р а к т е -  
р и с т а к а  
м о н с т р у - 

к ц и и  
и  п о в е р х 

н о с т е й

С п о с о б ы  п р о н л о д н и

П р о В о д а Н о б е л и
о т н р ы  т о с к р ы т о о т к р ы т о

Не лос 
рсдст- 
денно

н о
р о л и
к а х

на
(НОЛЯ
топах

н а
ло т
к а х

Зябли-
Ыкил-
моридн
7рчЫж

Вето-
ibnbn
Ф Х  

я ч г  .

на
/про
сох

тре
ст

&ММ
nftOO.

поршту
катур
'нвО

■3
пл аст-
мае.

7р/5зх

в  ,cm atb-
kdes

трубах:

Некое-
реост-
Венке

на
тро
сах

Н с с г о р а е  
М Ы е  и  
т р у д н о -  
с г о р а е 

м ы е

я п п в
т я я в
я п в
я м п в
ЯПРН
л п п р

ПРЯН
М д

ЯЯРТП 
Я ПРИ

ЯПд
т т о
ППРН

ЯПд
ЛМПВ
т т о
ЯПРН

я п в
8ЯРШ
ЯПРН

ЯЯРТО
я п д
ЯПРН

ЯПВ

т н

ЯдТд

я в т

ЯЯЯВ

ВМЯВ

ЯЯВ

я я р т

ЯЯРН

ЯПВ

ЯЯРТП
ППРН

ЯВРР
ЯКРГ
т г
я п в г

Я8РГ
ЯКРГ
ЯВЯТ
т г

В г о р о с - 
м Ы е

я п п р
ЯПРН
т *
т $ 1
л т *
зияяВ

л яд

п р р н
т н

ЯПд

ЯПРН

ЯПд

я м п в
ППРН

Щ Т

ЯЯРТО
ППРН

ЯЯР70

я п в  -
ЯЯРН

ЯПРН

я п в

П878

П8ТВЯ

ЯЯЯВ1

a m i

ЯЯВ9

W7Q
ЯЯРН*

я я в

ЯЯР70
ЯЯРН

ПНР/
Й8РГ
Я88Г

З н р г

ЯВРР
ЯВВГ

Н е с г о р а е 
м ы е  и  
т р у д н о -  
с г о р а е 

м ы е

ЯЯРН ЯП 8 
ЯПРН

ЯП8 
ЯПРН

ЯПд3
я м п в
я п р б

ЯП8
ППРП
ЯПРН

я п в
т о
ЯПРН

я п в

ЯЯРН

Я87В
ЯВ783

ЯЯЯд
я м т в

ЯЯВ
ЯЯР7Я
ЯЯРН

я я в
ПЯР78
ППРН

Я8РР
ПНРГ
ЯВ8Г
ЯЯ8Г

ЯВРР
ЯНРР
ЯВ8Р
ЯЯдР

С г о р а е 

м ы е

Япд
ЯПРН

я п д .
ППРН

ЯЯд\
я м п в
ППРН

ЯП81
ППРП
Я П Р Н

ЯЯР70
я п в
ППРН

ЯЯРН
ЯЯд

Я81
ЯВТН

я я я в \
пмпяп

я я в \
ПЯРТО
ЯЯРН*

ЯЯд
/ т о
ЯПРН

ПНРР
Я8РР
ЯВВР

ЯНРР
ЯВРР
ЯВВР

, Н е с го р а е 
м ы е  и 

, т р у д н о *  
, с г о р а е 

м ы е

я р и в
т я п в
я з в
№ 8
т н
М Р

япд

т т о
ЯПРН

я а в
ППР7С
ППРН

ЯПд
ВНИЗ
ПВРТО
ЯПРН

я п в

ЯНРТО
ЯПРН

BBPJO
ЯЯд
ЯПРН

ЯЯд

ЯПРН

ЯдТд
Я8Т89

ЯЯЯВ
ЯМЯЯ8

ЯЯВ
ЯЯРТО
я я р н

я я в

ЯЯРТО
ЯЯРН

Я8РГ
ПНРР
п в в р

ЯЯ8Р

ЯВРР
ПНРГ
т р
ЯЯ8Г

ь т р
ЯЯРН
т \
m s*
Ш8*
8И№

ЯПд
ППРН

ЯПд
ЯПРН

ЛП8
1МИ8
ППРН

Я Я 8 Г .
ВПРТО
ЯЯРН'

ЯЯРТО
ЯПВ
ЯПРН

ЯЯРН
ЯЯд

ЯВ78 
Я8 7ВЦ

я п я в \
ПМЯП8

1W .
№70 
ППРН*

ЯПВ

ЯЯРТО
ЯПРН

ЯКРГ
ЯВРР
т г

ПНРГ
ЯВРР
т г

C . = - L Z = J  L

п т г т  1 Ш 1 Т 7 Ш  W M 'm

т т ж ш ^ ш я я а
4-— h— \

i f t n -  i s s i -s
ЧкамеудуемЫе марки про- 

Водоб и кабелей при роз- 
личнд/х способах и х  
прокладки 6 производ
ств гм нб/х помещениях.

Стадия Лист Листов

С Б Л Б Н Н Е Р Щ Р О Е К Т
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Категорий помещении ПримернЬш
перечень

п о м е щ е н и и

Теракте- 
расти ко 
конструк
ций и 
поверх
ностей

Способе/ про кладки
проб  Ода. Забели

По условиям  
окруфающей среды

в отношении пара- 
зрения людей элек
трическим тонам

a iтк}7Ь/Л70 скрд/то открытоHenna
седа-
{мно

на
роли
ках

на
аваля
торах

на
лот
ках

41 *> '*
§|Й

Sea.тру
бах

наФра-
сах

Траса-вьшпра-ВаЗ.

поршту-НОфЧрпоп
в/мост.мру-В0ЯС

Bern.mpy-
бдх

Нспос-ргудг-
Веннс

патро
сах

4* Сырые
(относительная ёлаф  
ностЬ длител ьно 
1 пре вышает * 76 °/а}

с паЗЬпзиенной. 
опасностЬна 

При наличии в помещении о дного ши долее . условий, перечисленных для сухих помещений с поВЬниснной опасностью, они относ»mes нко/гегаоиа особо опасном Г.

а/ Овощехранилища., доильные залы, моечнЫс и г п.с)При наличии установок\ микроклимата: коровки- КЦ свинарника, телят* пики, птичники, конюшни аур. фивотмоВоу* 
чеение помещения.

Несгораемые игруу- поезорае- 
Mbit

т еяле
ЯШ
ЯППР

япв
ЯПРН

лпд
тн

МВ
те
МРН

япв
яярто
ЯПРН

япв
МРТО
ЯПРН

япв
ЯПРН

те
тзу

рппв
ямппв

ЯПВ
№70
МРН

ЯПВ
ЯЯРТО
ЯПРН

ЯВРГЯНРГ
ЯВРГ
ЯП8Г

ЯВРГ
ЯНРГЯВРГ
ЛПВГ

С гора с* 
мЬ/е

ЯШР
т ням<воле'

ял в
ЯП PH

ЯЛ9
т н

япв
ЯМОВ
ЯПРН

Я0'}ЯЛРТО
ЯШ

ЯП8
т о
МРН

т н
япв Я87дтву ятЛятв япв*ято

ят*
ЛОВ
ПОРТОЯПРН

т г
ЯВРГ
Я$8Г

ЯНРГ
ЯВРГ
т г

3. Особо сЬ/рЫе 
(относительна» ёлафнос- 
тй воздуха близка Л fOOjo 
потолок, стекЫ, пол и 
прсумстд/, находящие * 
с я ё  помещении пок* 
pb/mbt влагой J

особо опаскЫс
■

доечнЫе кормоцеха ёлаф- нЫх кормов, теплицы, парники ибо. помещения. ЧоруфнЫе установки под 
навесом, втВсобнЬ/х неа* 
толлибаемЫх помещениях с температурой влаэрностЬ
о составам воздуха не отличающегося от наружного

Нсегорае* мЪ/г и трудное сарае- 
мЬ/е

МРНЯПРНMS
МРН

япв
ЯПРН

МТ
Я873

ЯПВ 
ЛЛ70 
ЯПРН

япв
ПОРТО
ЯПРН

ЯВРГ
ЯНРГ
яввг
ЯЛ8Г

ЯВРГ
ЯНРГ
яввг
ППВГ

в горае- 
мЬю

МРНМРНМд7ЯПРНяпв
ЯПРН

ЯЗГ
лету

ЯПВ\ 
т о  
МРН*

Мд
тото 
ЯПРН

янрг
ЯВРГ
яеег

ЯЯРГ 
ЯВГГ 
яввг

S. Особо СЬ/рЬ/СС XUMU; чесни антибнои средой (при относительной влаф* 
пости Воздуха близкой к 780% о помещении длительно
сероводорода или ар. газов не Взрывоопасной нонисм- рации, или образуются отложения. разъедающие изо' ляиию и тона Ведущие , части елентрооЛстдсЯани»

особа апаснЬю

о}.Нсрс5никц свинарники, 
телятники птичники, ко* нюшни иур. фиВотновоу 
чеение помещения без установок микроклимата 
6jСклады негорючих 
минералЬнЫх 
удобрений.

Несгорае
мые а 
трудно* 
сгораемые

япв ЯПВ
епрто
МРН

япв
№70
тт

Я8РГ
ЯНРГ
яеег
япег

ЯВРГ
ЯНРГ
П8ВГ
тег

Сгорае
мые

утр M3f япв*
ЮР70 
ЯПРН*

япв
МР70
ЯПРН

ЯНРГ
Я8РГяеег

ЯНРГ
ЯВРГ
ЯВВГ

г flojcapaonocHdie 
Класса 3 4  
Класса З п  

"Класса 3-Пси

НЫпегфО» помещений В ̂ 
отношении порофения шрей злентричесним 
тоном устанавливается 
В соответствии с уело* 
Виями, перечисленными 
$Ыше в п.п 7*6

Склады минералЬнЫх ноги 
установки по регенерации минералЬнЬ/х масел. 
ПсревоодуелочнЫе цехи, 
малозапЫленнЫе помещения мелЬниц и элеваторов, зернохранилища. СклаШ горючих материалов.

Несгораем*U 
и труд но- 
сгарсемые

ЯП PHтн МРНЯПРНяпвтега
ЯПРН

япвято
МРН

ЯПРНми№0
яметт ЯПВ№70

ЯПРН
ЯПВято
НОРН

явггЯНРГ
яеег

ЯЯРГЯНРГяввг
Сгорае

мые
МРНЯПРНЯШГm 3

тн
япв№70
тн

ЯНРГЯВРГ
явег
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АЪтшру* помещении

oo условиям омрурсалощеи 
среды лнтдеи Злемтрмес/гим 

Томом

Сухие
( ш ш ш ш я  ВлМ ус# 0СГП  

не преВьтшает 60%]

В л а ж н ы е  

wp&nue №
&ага выделяется лет вре
менно, В небольших молииест- 
Вах, относительная Влаж
ность Вше 60%, но не пре- 
Вышает 7S %/

перечень 
помещений л  пестра ел

wet
/ем-

ш ы х, ж елезобетонны х, п о р 

тных a w j Высохни темпе-

k m f t m r e  од н о в р е м е н н о м  

’лояимг- 
щам соединения с землей 

щиям зданий, 
техншгтесмим аппаратам, 
чшнизмам итл

ш ? р т р у б з ш а я - с , 
ч е р т -о н о  о т н о ш е н  н м а т е - 

гарииспе&каенноивяатстьщ 
Ще налами Впомещении 
двух или Волгерш5ии повы
шенной опасности-помеще
ние относится к мате г арии 
ecofo опасных.

сгораемости 
щонструщии 
ant "

индивидуальных жилш до
мов, постоянно отшливае-
мые 
д ом и м оВ

несгораемые 
а трудна- 
сгораемые

ffe етаплаВаемые помеще
ние индивидуальныхжилых 
домов и постоянно отапли
ваемых садоВых дамихвВ. 
ffe отапливаемые садовые 
домина. Туалеты Встроенные 
В дома.

швршп

т ,мв
ЩАПМ
пв]гмь
ВА1/7д

сгораемые

несгораемые 
и трудно- 
сгораемые

сгораемые

С п о с о б ы  п р о н л а д х и
ТИ

нллосведетВелм

врг. аврг
НРГ, АНРГ 
В8Г, А8ВГ 
ПВГ, АПВГ

А8ПР
т,АЛРН

НРГ, АНРГ 
В8Г, АВ8Г 
ВРГ, АВРГ

ШШп

bbi,aob
А/18В
АЯ8Р 

ЯРН, АП PH
тнжня

HoStAM

Я PH, АЯРН 
ЛИН, АРМ 
ПРЛН 

881,А88

ВРГ, АВРГ 
НРГ, АНРГ 
88Г, АВВГ

НРГ, АНРГ 
88Г.А88Г 
ВРГ, АВРГ Ы

Огхт
на

роптал

ЯРАН 
8 НИ, А ЯНН 
ПРИ, АП PH 
ЯРЩАЯРГО 
Щ А88

8РН, АПРН 
ПИНА ПУН 
881, АПВ 
ВРЩАЛРТО

ПРИ, АПРН 
ПУН, АПУН 
WL АП8

на 
и з о л я т о р а /

ЛУН,АПУН 
881, А88 
Ш.АВР70
т,Ащн

8вТ,А8й\
№ПГ,АЯР!0
ПРН.Л8РН

МВ.АППВ 
АН888 

881, АПВ 
АМПВ

888 АП УН 
83/, АПВ 
ПРТВ,А8РТВ 
8pH, АПРН

8 8 1 ,'А П В ’Г
П Р И , А П Р Н

Смрыто
под

Щ 1,А Ю г
Ан8Вг

твн,Аят 
88В,А88В 
АНППВ 
8BI, АПВ 
АНПЗ

АНППВ г 
ПВ1г,АПВ 
АНПВ

ВлюсТ-
о о с с о В ш

Tpyfox
8УН.А8УН
nfilABB
BPHJPPH

ПН Н, А ПУН , 
88!*АЯВ
прн'апрн*
прю'апрто

ПУН.А8УН 
887, АПВ

1 $ м )  
ИВ/гАПВ*
ври1,Аяян;

Ум.отВ-
гип

/бСАВИиЖЛипе у ягп
Уямемер Земшсхая

S.407-Л53Н

с/ способы их прошдни В 
жялыхТсодоВых) Зомон о 
нозпостродмон •

Стадия Лист ЛистоВ
Р Z

СЕЛЬЖРГдаПЕКГ
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Категория помещении

Примеренных перечень
Xepmepucm Способы прамлаВка

no уардилм окружающей б отношении поранения лМ сгораемости-----*1------ L От*СЬРТО V . . Схттыго
помещении и построен конструкций непасреостоснрш .* длслвбинхА 0 ПРОСТ- . ■ массодых груба*среды SXexTpUUiCXHM ТОМОМ uoodepxxocrei fipoOodcM кобелем л а роликах ча отеля горах х/оЯидныхтрибах

роо
ы7у*гпурхо1

X
§*

-

Сыры* •
fomwe/m.? длижндди
длиТОлОНО fpg$&filf£}PT 7̂ %1

Плобышеннои опасное том.
При наличии б  помещении 
одного-ши более усиодии,

Сер и; тамбуры, террасы, 
яеддащ обощехранилаща,

несгораемые
и

трудносгорае<
мыс

шпрот
1№,№,Ш
тнрппбя
т  мм  
/161, ш

ВРГ, АВРГ 
ИРГ, АНРГ 
63Г,А£8Г 
ПВГ;АПВГ

ПВ1, АПВ 
ПРН.АПРН

ПЩАПУН
пег, АПд.
ОРЯ, АЛРИ

ПИН, АПИН 
ПВ1АЛВ 
mn,Anpm 
ПРИ, А ПРИ

ППВ.АПЛВ 
Амппв 

>ш , Алиен

ПИИ,АПИН 
ПВ1, АПВ 
ЯРИ, А ПРИ 
ПЩАПРТО

перечисленных для сухих 
помещении с лодышеннси 
wcmqcwo, оностоитнт
тегарии ОССбО ОШСНШХ

дерти сд̂ едшнымиошамч
сгораемые

АППР
щапри
1ЩММ

ИРГ, АНРГ 
В8Г,А88Г 
ВРГ, АВРГ

ПРИ, АЛРИ 
ЛЗ/, АПВ

ИВ.И, АПИН 
ЛВ1, 'АПВ 
ПРИ, АЛРИ

Ьв/ ' алв'
то̂ Апптв 
ПРИ, А ПРИ

ппв̂аппв1 
АИМ*,

ъщАпт

они]АПИН4 
ЯВ!\АПВ\
ПРИ* АЛРИч
npwUnpw

Особо сырые
[относителшя блажное re 
Муха tim e я /ооХ, лзто- 
Щ стены, пол в предметы, 
находящиеся бпомещении, 
похрыты блаеаО)

ТемещпСряищдсни, 8у- 
ши, 7ушеты(отделтстощие1 
чт.хпшщения; Наружные 
устаяодхи род небесам, дсо»

несгораемые 
и трудно - 
сгораемые

пт,тип 
пт  
АППР

ввг. авзг
ПВГ.АПВГ, 
ВРГ, АВРГ 
ИРГ, АНРГ

пт.Апит
ПРН,АПРН

ПИИ. АПИН 
ПВ1, АПВ 
ПРН,АПРН

ПИНАНИИ 
H3J, АЛ В
прн,аяри

ЛИИ, АЛИН 
ЛВТ, АПВ
ПРИ, АПРН 
т.Апрто

Особо опасные

гаях и подсобных неотаоли- 
Ьгмшсмещениях о темпе- 
турой дламноетш о спета- 
fuitwyxu, практически не тшфшаипнартнш уелшб

сгораемые
we,nmt 

AW
ИРГ, А ИРГ 
В8Г,АВ8Г 
ВРГ, АВРГ

ПРН,АПРЯ
нщАпаяр

ПИИ,АПИН 
Л ВТ, АПВ 
ПРИ, А ПРИ

П8ЦАПВ'
ПРН.АПРН

ЛИН*АЛИН* 
ПВР.АПВ" 
ПРИДАНИИ''
иртл’апрто

Ося fa сырые с ним теми 
антибной средой- 

(три orHOcur&imu Парное- 
*// ъ/itnfiwi Хя//9Jtfla л» Уу9Ла

Помещения для содержа
ния жаботных /пород, 
единой, обещщ нутрии, 
кроликабото/ и нтицы 
l*ePt Цсей,угон, индеек 
и г.д/

несгораемые 
и руд нс*
сгораемые

т.птп
АМР

88Г,А88Г 
ПВГ,АП8Г 
ВРГ, АВРГ 
ИРГ, АНРГ

Ш,А№Ю
ИРП.АПРИ

ПИИ, АЛИИ 
ПВ7, АПВ 
ПРИ, АЛРИ

т ,Ат ПИИ,АПИН 
ПВ7, АПВ 
ПРИ. АЛРИ 
ЧРТО.АПРТО

1
I

/О O&ivjfAff ff fi/lr/Vf
наличие народ иммианщ 
cepoSodopndu я другихг m l 
чРбзрыдяштЯтструщм)

. сгораемые
ш,4пт

АМР
'

ИРГ,АНРГ 
ВВГ,А88Г 
ВРГ, АВРГ:

ЛИН, АЛИН 
ЛВ2, АПВ 
ЛРИ,АПРН

ЛВС,АПВ1
■
■

ч

они*Апин4 
т г,Ап84 
ири/апри4 
ртЛ/ят

1
§ ИнГ/ЯлИЯм i* A/* 4yJu»i.A. л—T?—

несгораемые,
иТрудуо-
ггориемыг*

ВРГ, АВРГ 
ВВГ.АВВГ
ПВГ.АПВГ

1РН, АЛРИ
: “  '

У
. “  1

Гг Л-0- я W/Г
т , Апв
Щ  АПРИ'

1
k/TV/«. *fif*4jwnjwutf£jir(f

' ' ' ' • ‘ "- iггораемыг* • W
•• ■■:

ЩА88Г 
ИРГ, АВРГ

_  -V1РИ, АЛРИ ■ _  ГЩ4АПВ4
т/АПРИ4•t урасодь/ми прадодими НВТ.АВТУ

s Г. ЛОТ- /У З у О _ _ е



Ноименавание провода или кабеля Мирки бреи/тущестбенная область применения
Основные пооомегты . Обозначение 

tfГАРосло
жш

Сечение 
жилы* нм*

Чвпрлже- 
нов, 3

/  /faобод с ахломиниебой или аломониебаб.__ АП В ■Мя тр отладки бстолЬнёц труби*} густоты* 4 г.о- но Ш ГОСТ €323* 13
вЛИКООованнт/ ЛГйЗДгО. жилой с иолибинилхло- каналах-стооительных конструкций, на
родной изоля цией _ . лотках а Зр.} для монтарсц чл/ктрических иепей
1 , Тутовод с медной жилой е пвлибинилхло-. ЛВ1 То же / 0.5-95,0 *50 ГОСТ 6323-79
оиВнсй изоляцией
3. То Яне. ееВлой . пвг Аля монтажа ииасткаб электрическим / 2.0- 95.0 hso гйсгезгз-79

целей где Возможны извивы яооводоб . 1

1*»1<j1Wi АППВ Мя негой кого МОнТмжо 2  ид 2 .0 » .6 .0  ■ 4S0 гостезгз-79
Чи̂ ОЛехиррбанНЫПШ Me8 bfO. HtUAOMU с
ПОЛибинОАКЛООидной изоляциейf  t9AOCIeUar с ■" .

Р̂азделительны/* основанием ,

Г Тоже, с медными жилами ПП8 Тц же________________ 2  од 0.75- « 0 m ГОСТ6323- 79
€. боидод с иллпнгвмеднол7 жилой с полиби- лт в Аля НОНТОЖа б  Г0 0 ОЧНЫХ цепе*7} силоввиг и 1 4.0- 40 450 T94S-70S.44S-B7
милхлоойдной изоляцией, осветительных цепей б  ндшинах и стан как
7, ПооёвЗ с оломомебными жилами с АМ/ШВ Аля /чантине и сел обо* и побега тельных Вид 4.S-&0 460 7946-705.445-97\ \ % 1 цепей б  машинах и станках
оазделигслл ным основанием
8. /Ьсбод с ал/Оминеевыми жилами, с____ АМ1Р Аля неподвижной еооклыдки б  силовых а до 4 2.S- 70 too 1У7€-Ш4з&2 7
резиноВой изоляцией ие распространи- осветительных сетях по Зп^бянным 3 2 S
ющей горение f с разъедините*бно/м строительньш побеогно^тям и хвнетоукциям

_ основанием жилью и рРОизбоВственымх сельскохозяйствен-
Шх понешений. бкллоча* рибптноводиесхне
и птицебодиеские пол,еице«ия.

9. flpoiaBc анрминиебойжилой с везимобой АПРТО Аля монтажа Злентрмоских пеобабо* £2.3 26-720 €60 ГУ7€-70й 466-27
изоляцией; баллетке из хлепчагибупохнайяр*- блеталлииесхих тоиб#* 7 2 .S- 70
зки./рвлитаннойлаотабоенмостным состабо/t 70и 74

I
4

I

t tf v .e r j.
run

ЛЬлл/гхм

КяхенёР йёл/еи/ёба
Xopevxo Ш г .

S M 7 -  7 5 3 J -5
О ш б и ь / е  т е х н и ч е с к и е  д и н - 
чые пребедев и кобелей, 
используемых Вря 
& £ * r j h

ГгаЗч! /,оГ Листа!

СЕЛЬЭНЕРПШРПЕЮ
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Инименаёание прохода ши хабеля Марна Ареамущестденнс/я область применения
/Тсноёные панаме т.ОЫ

____________ LT
Обозначение

HT4Уиллежил
Сечение
хеилы. ММ 2

HUqax-
accrue

/0. ЛооАад с медной Жилой с РеЗимоёой изоля. лого Лля манги лее злехтричгехих пробаВоб 1 о.?S- /го.О 660 Г ms- W5.4SSD
цией б  апхетхе из хлопчатобумажной поялы. о металла росник гоибах Z иЗ t.O- ■ /20.0
пропитанной поотиёогнилостнь/м с о стаёОм 7 f.s- 1 0 .0 __ : s - . ■ '

/0и/4 <:s- z .s
V-

И floodоВ с ал/Оминиеёвй усилий с оезиноёай АПРН Аля прохладна й сигах а сыоь/х помещениях̂  б / г,б - № ___ 660 ГЫе-7054К-81
изоляцией t 'мегоо/очей оезииоёой оболочке пистотнь/х каналах несгооаемых строительных

хопстоухцищ и тихнее на еттхоытым Паз духе
№.. 7a*e( С медной жилой ПРИ То Асе / /А -//0.0 SSOL jy/B -705.455.81
/3: 7Ьж£1 с медной еиёной жилой ЛРГН Аля яооллиВни ори //аёь/ияенной гибкости У is - u&o ■ 660 ТВ18-705. *5681

ори мон то лее и для соедшнения подбиисных
частей и ёсихих и ейгоьпх помещениях, а
тахлее на отнро/том 7&озВрхе.

ft/. Лооёод теомасгойхий с медной жилой ЛР/СА Аля щихеиробанного мрн*тайеа бнитри У as- z.s 380a ТУ/в-705.458-87
ё изоляционно. защитной оболочке из иоенний осветительной аоматуры ялехтоаплит$ ясс/ооч- 660 I
органическойрезины лоёышенной тёеодости нб/х шхасооё и доугих бы/тобь/х злехтроноре-

дательных яоибоооб
fS. Z/poSoB сил/омиииеёь/ми НсилОми с //алиби. AST Аля стационарных истаноббон бсалобых и ЕиЗ /.Si ho 38P Tyf8.K7/-0/5r81
нилхлооиднвй изоляцией с несущим троком псёетигелАных сетях. АеохлсаВха наринснея для if i  s . /s

ёёодоА б жилые дома и  . хОЗяйстбенные
яоетоойяи Н и  и районах гОлолеЗности

16. Тоже с решенным несущим тоосом АдТ</ 7оже Зля А/ и Ш оайоноб* голалеЗнос то' ВиЗ /■S: 4.0 M o TUfS.ln/.OfS-il
Чао*
г -
S-—
Е

it !.S - /6 .
/7 рроёод С РЛ/Рминиебыми усолами с ноли г AS Тб 111* $§Ч ВиЗ 2.5: 4.0 .. m . ТУ/5.57/-0/5-87
банил хлориВмйй изоляцией̂  с несущим тросом. (б;т.ч. жиботнобоВчесмиих / ё 2.S- /6  __
облегченный.
18. То нее с усиленным тоосом АЗТВё То же̂  где требуется паббышенмая 2,Si 4,0.___ 380 ry/e.*7/-o/ss7

Механическая прочна сттб *ё 2.S-/6
У. пробой бытобого назначения с пластмассобой m s * Аля хепоВёинсной ррахлаЗхлги ё  осбегательлео/х г (0A/-.f.5 . 256 Tm-SOS.8/0.74
'Шящ/ей.плесхий. с разделительным основанием сетзх с номинальным мцапоянсенаем М ;2& Ш —

.......... ., . ' "---— ----- .....----------- ;--------- >>-----—----- ----- ------------ . . ■■■ ----- -
S .4 0 7 - /5 3 J -5

Ai/8.7
z r
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Наименование провода или к а вел я М а р к а преимущественная о власть /рамепени я
Основные параметры

Обозначение
МГ4Число

Жил
Сечение 
Жилы I мм1

Реяря-xeype,
с алюминиевыми жилами до 2508 переменного гона. _______ __ ко-во 6.0
го. ПаоВоЗ бытового назначении. с пласт- ш н 4л я неподвижной npojctdfdnu в  дебету тел* - Вив / O il -/.5 250 75/6-5056/0- 74
массовой изоляцией. плоений, с разделителе- ныл сетмн с номинальным напряжением 20-25-50
иым основанием, с медными ши алюма- do 250В перем енного тала 5.0; 6 0
медными жилами

U фобов с резиновой или пластмас - . лови Аля неподвижной прокладки в  осветительные / to- 1.2; 1.5 boo n  >6-sos.eis-M
совой изоляцией с алюминиевой жилой сетях /срез иновой изоляцией во временные 2.0; 25; 3 0

осветительных сетяхJ с номинальным.. Щ5.0-6Л
напряжением до 2SO 3 переменного тома

гг. Тоже, с медной или алюмомедной пен То же 7 0.75- /.О-1.2 250 T316-505610-74
жилой f.5; 2.0:2.5

3.0. 4.0:6.0;60

23. /Ьовод с резиновой ши пластмассовой днЗ 1M-.UI.5 250 ТУ/6-505.610-14
изоляцией и оволочной из поливинилхлорид - Разно Аля неподвижной /рохлаЗми В Осветитель ных ее- lO:2S;3.o
йога пластана с алюминиевыми жилами тял с номинальным напряжением до 250 В — 4.0:50 60

24, Тоже, с медной или аммОмеЗнай ПЗНП Та мся м 0.7S- /.0- t.i iso 74 /6-505.6/0- 74
жилой J&2.0- 2.5

?
4

ЗШ-. 5.0:60

25. ЛооВоЗ с типовой изоляцией в оплетке ЯРАМ Аля про мл а дли напонимал в осветителбнш1— г 0,75- 6.0 zso TV/6-5058/0- 74

1

1
1
1

из волокнис?ых материалов или ш и - сетях салил помещений с_ номинал ь нь/м—
Вонч/хлоридной оболочке с медной напряжением В о  2506 переменного г о л а  i------- --
гшой^мвеий ,...__ :____ _' ,.S-.
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НиипеноВание пробеда или кабеле ffupxt7 Преимущественная облс/сгб применения
ОснабНА/е парами тсY л д
Носа о 
жил

Сечение 
жи*ы, мм2

Иапрл-
нем*,1

иорзначание 
1 ЯТД

Ш фо&оВ среЗРновой ши пластмассобоО Панр Да Я неподбижной поохл&Зки В осбетителл- 2иЗ 0, 75- 6,0 250 T3/S-505.6/0. 7$
изоляцией. оболочкой из сезоны с НЫХ сггхх С НОмимс/л £г/*й//ч напряжением
яеЗпай или,. О/нтм о медной жалий Во 2503 перемен иг о тока
tl.fipoSadс РАвсТмассобой изоляцией ПБИГ Для присоединения быгобых член тип - 2 Я 75- 6,0 250 ГУ /6- 5PS. 6/0.70
с медной- ж<шшг гибкий. _  _ приоороб ирадиоаппаратуры и сети

переменного тога с нь*шмнльнаш
напряжением Во 250й

f- 1-— ^
■ ■ ■ • -.

2&. JfoSeAk сил обой а алНТммнунбъ/мн ,.'■_ м р Г /рек* ад ха благой помеирний. б  хавала г. / 4 - ЗОР 660 ГОСТ 433-73
№лами с  резимебай изоляцией б  мили- туннеля*, при отсутстбиимеханическихбоздей- 2и4 2,5- ЗРР\ 1 1 отдай на кабеле и при налиуиу игоеесибных среЗ ■■■- ■■■■

29, Талсе с меЗнь/ми Жшсгми М г _ То же, { кислот , щелочей а 3d J /-4 3- 24а 66В ГОСТ 433- 73
30. Яабелб силобой с алктминиебе/мо А-НРГ Ярсхладка бнитаипРмеирш/йf £ хана ха г i 4- 300 €60 ГОС7433-73
тлями, -с/ж м ВМ . изоляцией ( раи»абай туннелях, при отсутствии механических 2-4 2,5*303
тело стайкой ибилочхе̂  не раслрреграня/а- ооздейстбий нет кабелл
ш*А-Щ*м**__________________________ __ -
И. То ж*> с меВн/има Жилами_________ НРГ То Jet . ..._. ’ _ ' ' ' 3-4 /- 240 сап ЛО/*Т 4 ? ? *  73
32. Ah бел 6 силобой с а/ломиниевыми AM IL -Для прокладки Soup и япмещпиий  ̂ £ f-4 2.5-50

ио и 
660

ftSC/ TJ&.. .7&
racTffiHim An

ткйшми̂ с пол ибо нал хл ооиднас/ из ал Я - тоннелях, каналах, бел» кабели не подбер- 5 2.5-35 УЛЛЛ ГПСТ/6Я42ш ЯП
ичей б  полибинилклориЗной оболочке гается значительным растя гибс/лащим

Tlri/Lf t ul. / to T7f* au

без защитного покрова __ ЩМРНПГ. ________ _ '
23. Тоже, С меЗми/мо жшяега__ ____ ___ В вг Та же ;/-4 3t5-S3Q г г д ГОСТ /544 А  Я П

5 3,5- РрГТ
QQU
/л л л

l Uirn * tOTHX- о и
ТАст/ПАЯ? Я/}

ЗУ. кобел* силобой с алнтминиебыми____ АПВГ То же ‘ 3-4 2.5- 60 п
fl/t/и
кап

/иСГтаттХ- ais 
ГОСТ 46АА7- ЯП

>кшими с изоляцией ил полиэтилена б 5
- ai/.U 

• 2.5- 35/7
ООО
Т/)ПП

fUf-f ТОгтл- ае/ 
ГОСТ 'JX&42- J9п

гшлиб&лшлсрчднаб оВрлоумр без jcw «r-
fи и а /ULf W fr* - .ff6 L

наго покиеба
3 5 . Тоже, с медными жилами л е г Та же f -4 3. 5-6/} П 653 тост/644Я-. Яп

" б - . -М -г х Ь
о ост 
3000

Гу С Г /у чче^ри
ro cT fsm -eo

& Ш -  / S 3 J - 5  f f
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НаименсВоние ЗаВодЫ МинмонтаоЛсспецстроя СССР -  -  ЗаВодЬ/Глад электромонтажа 
Минэнерго СССРзлектромоктаорнЬ/хизделии ГлаВзлертромонтазра. УкрглаВшктрОМ'онтоЯссс I I IТин Шод* ТОО ЗаВод* Тип 3*Ш Тил Мод*

Янн ер К 615УХ tit ЛЦКЗООУЗ гг
Ликер проходной Р8йШ 14
Варна марУироёояноя У734У3.5 ив ВМУЗ 44 (бн-огл-озп1Уг UJ-1

у ту3.5 0 * У Ш Ш т-оф-окм-ггшг и
Варна *  лряуека бя-тлг+бп-зухлг 111 -
болт строяшЬнЬ/и г 1бшззо:бешз№}т р -
Ввод гадкий нтоуз-ктвуз и со- 1Уз; сг-гуз 4.8
Комплект Sf егггуг; в г згу г; и ВТ гг4г; влзгуг; 88вгзвуг: вгзоуг. вгзвуг; впоуг
втулка впумг:вггуш 17 впухлг;вггухле 81 втшзвггше: 34вгвухлг; 84гзхлг вгвухлг вгвухлг; Нтлг.
ВтулкауялотнителВнаяугзгвхлиугззухлз 18 !
Втулка 3 ' . •  '
Втулка ВТК . ■ ' '
Гайка уотаноЁояная хтзз+лшуз 18 УК48093 г К48433 : 83 ХкШУЗя нШУЗ; Л8заземляющая \к4г4зз; яШ уз
ГилЬза алюминиевая Пз-4/-Л;т.з-4-глН/азтг /г-&; гв-гз: 84 ■ I тгтхглгз-щу* /  окз*-м;я-з-г-л}я>У7г JJ2 35-8 тзв;гл-зо-зт 4.2

1т-ыл;го.у-Б-г-лЬоозтг 1.10
<)г.5-в-з-л;з?з-8-гл)-00У7г

Г/лЬза Г 1П5:гга:гг5:Ш}зз
ОюбелЬ утвз;уе$т;увб№; 11 уввВуз: везвуз;' 81 зззбуз; вбзвуз: 16SSS3S3; УВ73УЗ. ъ в У878У3 У 88193
Загсам Н 296У$ ив
Зоясим /просоёый А(07693 ' 114 ЭТ-5КЯУЗ 88МяФма соеВшителдгвая 9438 9Ш + 9 Я4ВУХЯЗ 1* ------ ■

Н Ясгамегво&г.тне/е ts ertfeec * зсг£&<Рс* с**, suscm ?
КачотЬгил
Начло

К я л Ь л и нТааечка
И. контр харрчко

Т Л

J & F

S i q i ' i s m

ОснаВнЬ/е munbi 
пектроустаноВоянЬ/х 

изделии

ОтоЗияХЛисгЯ 1 A:~jnifB

СБ ЛЬЗНБРГОПР ОЕКГ



НаимтоВание, ЗаёсЗдг Манмофсяекетрол СССР \lr .- '. . Н М * - ______« . . .
bj ектромон/пауснд/х 

изделии
ГлаВи ектромон/лофа. |  Унрелоёзлен/лранон/оа уса  |Улаёмонтофаётомотики j

\\*8V Q38 сптримитпьгф* С4.
|| Минэнерго СССР

Тип Ш ЕШ Тип ЗоВод* Тип ЗаЗэд* Тип ЗоЗдд
Муфта натяфна* тз8яз;н800</з ,  \нмзоооз:  нмзооуз Z3

8 80*93; К 80393 и *

М урт а тр-гзз: тр-493;7р - $9з: 1P-293:1P*93:1P-S93
2.1 м с -т м ; мС'Зухнз: ■-'■■■ V ': '

7Р-7УЗ
1/С. 7Р-193 ■ М0-39Х91

Накладна H1-19r.H1-292;9T-*92 13
Наконечники кабелЬн&е KS-S~6*-29It82S8->99X83

J{б
№-s.*-9SW;28S-zmej;

г * *s-8s.*9 з ;г5 -8 - № ; £ £
алюмитеёш 3S-fO-8-99X23 3S-70-8-99X83 ЗУ/С* 8УЗ

н.о

7o ofc$ меднд/е и -з-м т з; б $ б 'М ш з гз -б */т Ш 'З зм У №
<0'&5-М№3;&8ФМШЛЗ 1JS ы%-шмз;Ю ‘в а -ш т г *
35-8-*0-99X83 ез8Фтт:з88^8мзт

ОтщеВателЬ мормра&мн&о 961193$ и з $61*9X235 31 0Л93 ЗА СНМ'СШУЗ Ш Л
m m $ JJ5 гл -г9Я$*,г/гш *Ш 31 0КМ-02/*92 48

Патрубок SSодной 9*1893*941993 13 9*1693*9*1993 33 3*1693*9*1993 3.3
Псдёес 831*9X83 1.3 пск-ю гт ж кзоаом

ЗАю -ю -гж т -го -з о з*
Полоска к Ш ш е; кШ дхлз 18 хШ зш ;84о$Ш 2 33
Полоска ‘Лряорка 83359X82*93339X82 111 93999X82 *93989X92 33 93339X82 *93932X92 Ш .з
Полоса к т е з ; к  101 нз 1.9 I----------------

920092:820292:820992 13
Пряфка 8*019X82 18 8 *0 7 33
Праш а закладною Ш 5 Ш З 1.13
Розетка потолочная РЛ9Х93 и з
СолЬник ё8ертнЬ/й 923*92±929692 13 ~  *

ОалЬнин лриёертнЬ/а т 1 У ггУ г$ э (? г 13 926*92*926392
Г.---- '— :-----

3* У351УЗ+У253У2
3.3стг:с*б92;сее9г:сзг91 с  16:  с г з :с з г

923892*923092 А ? т ш + у з с с у з ~Б~~~ сш гг.ст -зз:ст - а1 ! 9131М93; 9V3M93;
113 9WM83J 9133 N93 31 S90 *2*: С8С-29* ■ 41

L -  ___________ ___ 9ШМ93: 9139993

L______________ _______ _______

________________________________________. . .  .

. . . . .  ^

ton-  mt-б tfj
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На им €.4 О Sa/iue 1 ЗаВод bt Минмонтаорстец строя СССР .. 0 Эа8оО(л Глаозлектромонтарка.
Минзнерго СССРЗАектрсмсштофкЬю

изделий
Гладзлектромонтоороа УкрглаВэлектромОк/тоуса. Глабмонтаара 6тематики

“5 I „__  ̂р. •------ тип ;'wood* Тип $оВод> Тип ЗоВоЗ* Тип ЗаВосЛ
3opfCUM AK!O7]pC06/U к л - г ,е у з 7.72
Закреп У ззоуг/з : к зз^к я  s 7.7 •
Заглушка,

Илей 6М Н -5К 7J
Колпачок изолирующий К 4 Ш  УХЛИ;К4Ш9ХЛЯ1;

7.7.732;
7.13

н к -л з з : к к -гу з 4.1
кт зхлг,1;кш зхлг.9; к ш у х л г ;к ш у х л 2 2.7 i

——----у-------------------- к Ш У х л г /
Коробка Н У З - /МУХЛЗ 7.4

Л  48 УХЛЗ 7.8i»i

~У19МУхлг;ух9гмухлг;

/А
3999мзхлг;ксп-4зхлз 27 УЗМ  МУЗ +У996МУЗ

мая 3994мзхлг;У935мзхлг: к о р - 9ЭУ1.5:кор-Пууз 27
щ з т у х л з ;  у  198УХЛЗ У197УХЛЗ 2.4
У ш у  и 7.72 9403315 2.7 340331.5 J .1  ,

Неробка потолочная п гзззз ;л гз4 у з 7.72 ~
Коробка протяжная 3334 МУЗ + у336МУЗ

7.72 3994 МУ3+3396МУЗ 2.1 3994 МУЗ т9935М33 3.6
32723X33 +32753X33 пкгт оозг:зт о>9& г

3.2
ПК430x9032

Коробка с ВЬ/клкгчателем 1ш -ю ;лзз-ю ;кез-гф )ии
7.70 1  196УХЛЗ 2.1

и розеткой 1крг-{0 ;т т ;т -гз1ш * | ____
Коробка /яроссВая от - 323037; 323737;

iS I  КТО - i УЗ 2.1
~ ВетбителЬная уг4зуз:И Ш уз _

Лента, монтаирншехнотое ЛЧЗУХМ; ЛМ103ХЛ2 . 7.7 К2263ХЛ2. К2273ХЛ2 2.1 К2263ХЛ2;К2273ХЛг 3.6 ЛМЗУЗ 4. 7
Лотки ЯЛ; секции: прямо я Ш5п;ншгг.шО‘Л;нм-оф

7.3

нлго-пгуз;нлШ т 2.1 нлго-лг9з;ил4о-пгдз 3.3 л20о:лзоо:лШ 4.4t4.6.
4 7 , 4.9углоВоя НЛ 34$33; ЯЛ 43533 1 - •

сосдинителЬ'-переходнойг ялепзз
шарнир и Ь/й НЛ'СШУЗ \/А НЛ-ЛРЗЗ

приерим нл-лрзз 7.5
Зсрфа/пелЬ НЛ-ДУЗ __
под Веска ЯЛ'ПВУЗ

~ Г  ~ МОЬМЗУб Ш
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НаимйноВание ЗаВодЬ/  Мин монтаже елец строя СССР 1 -  3обода/

Шхгпракои/па&сиб/Х
изделий

ГлоВтнтро мента усег ! РнрглоЗэ/.ентромонлуае/са ГнаёмантacfCaCmoMamurtu
ГнаЗэлентрсмсн/пауса 

Минэнерго СССР
Тип Зобод* [ Тип Зобаст Тип За Во а Тил ЭаВоЗ*

Сноба: однолалноёаз Н 252 у  2 В Н 254 У 2 1.1/ т т г:с0‘12уг: сочш 2$ С0-652;С0-9У2;С0'ЮУ2./ 10-гоуг;со-23роуз;шд/*оуз;
\№Яуг;со-2гуг;сО’г7Уг СО‘12У2;№№?;сО-/6Уг; 3.3 со̂ о!2оуз:с5н25уз;с/(нбзз 47

$
ч *

' с-
| С0‘22уг;со-27уг:соз4у2 ск-згуз; су-зауз

дВуялтноЗаз Н142У2 гн М зу г  .
114 СД-22У2; СД-г?УР СДС-ЗСУЗ.Ш30/40 УЗ

______ ___________( Z ________ ,
Н72$еггх it  с у  г са-з(</г: СД-48УР

3.3
Ш-40/5ОУЗ

Труд*а. элентромом- lm -s :m -5 :U 7 -s ; |
талонах т -б :т -ю ;х 8 7 -зг; 17

хвы 4 ;т -/5 :т - зз; I . / ;
хВ7 -го;т -гг) yxjizsI ! ! згеоат -т ит лт з: I
л Ш ш -з ; 1.7

узвгухлз + узззухлз \ — ------------
Хомутин С437У2 +СШ У2 1 2 ^ С437У8 23 Х Ш : хгзз/: хзезх

I хззух/хзоу/ 3.5
Шайба• збездочна у/5уз: у 16уз;у ш з и в  л * ч I I L 21 У15УЗ 3.3ШпилЬна у626 ухл4; убзгухлз ив

—

Ш бПУШ 1.В1II

\И бШ 1*УШ !Н
Ш у в в -ш + т е у г  \ 2,1У55(уг*ув58уг  ^ м и у э -гх езеу з--------

s
|----------------- ------

!

1ч
I

||
е
1

—,  -___________ - _ _  II
|]

s __ “j p  " 1 ^

? -------------- -----. ____ - •1

- - -  L ____ 1
о!>
I 5 4 0 1 '-/ 5 3 .1 -6

. \Л0С7
— Ш



За SсдЫ  MurtKOfimaop елец стр оя С С С Р

Г/оВэлСчтссмО* по ус а. I

а Ра9анений 3 3 Вод злектро 
конструкций

430083. г. Кс сан Ь 
рл. ЛСурнОАОС/ЯоВ. 54

1.2
Нрасиолрский зад со 
иектрононта̂ нЬн шЗелий

f0008 с, г Красноярск, 
Телевизорном pep, 5

i3
ВуиВМиеВский зоВсЗ
электромонтарглУиг изделии

4 4 303 Э. г  Кусбо/шеВ 
Заводское шоссе. 3

t t Курганский гсСад 
злектрамонтазРнШ: с.утлий

£40893. г. Кирсан
Рр.КзшинострсшелЩ £8

1.5 Ленинградский зевад 
злек/прсмон7с:’:нЬ/Ь шЗе- 

л д о  - У /

199181. Ленинград
Малый проспект. 64

f.6
Минский заВод 

злек/промон/погргнЬкх иУдам
белзлектромонтар-са

гг О 8 со. Минск 
уз. бирюзова, 10

а
Михневский опЬ/тнб/й 
заВод специалЬнб/х 
электроизделий

143840. пае. МихнсВо. 
Ступинский район 
МоскоВскои о5л.

tB
ИоскоВстзй ЗоВод 
злектром онтаценЬ/х 

изделии

108428. Москва 
у  л. Стихоновская, ff

0
ЯоВокузнецкий опЬ/тнЬй 
гаВоЭ электромонтаж:- 
нЬ/х механизмов

654020. г. Носскузксцк. 
20. у  л. защитно3, 113а.

1.10
НоВосидирский заВод 
„ длектроконструлция

630074.
г. Новосибирск. 74 
Электр озаВодская, 2

. 1.11
Орсний зоВод 

Электр омантауснЫх 
изделий

452411. г  Орсн 
у  л. Станиславского, 36

и г
Роста Вский заВод 
Электрамонтофнд/х 

изделий

344014, r.PcceoE-HGr Лану 
у  л. Нанина. 8 7

и з
СоратоВсмий 
электромеханический, 
заВод* ЭлентрсдетолЬ

410601, г. Соратоб 
ул. ТсАКзенинцеВ, 137

Ш
Стар ооск олдский заВод 
злектромонтожснЫгР 

заготоВок

3CS53Q. ' 
г. Старый Вен 03. /0  
Станция Нател

1.15
Трест электромон
таже автоматика

10707В, Москва. ~~ 
иСсрОмнЫй типик %

У к р г л а в э л е к т р о м о н т а ж е  с е

г . 1

г. г

г з

э.4

J . 1

з.г

з .з

зА

ЗоВод электромонтаже 
нЬггс изделий Н У

ЗаВод элек/громок/лауе 
кЬ/х изделий Н2
З а б о й  э л с к л у ю м о н л ю ж с  
н й / х  и з д е л и й  Н 4  

Зсбод электромантар 
нЫ х изделий л 'б

310171 г. Хоранов
ул.ЗолочеВская /

310008. тХарйкоб. 
ул. СмолЬная. ВО
zse is о  Киев 
ул. £дгборгска% S3
з о  4  о  г  з , jto c M c z p & fy r fb j

ГладмонтаЖсаВтомотики

3 .5

3 .6

А н г а р с к а  и  з а В о д  

р е д с т В  а в т о м а т и з а ц и и

бакинский га  S od

Ленинградслои 
олЬипнЬш за Вод

СВердло Всний 
апЫтнЫй ЗоВод

Ростовский олб/тндн 
заВад

Экспериментальный 
завод,, МонтафсВлто -  
мат и на *

г. Ангарск

г. баку

г. Ленинград

г. Свердловск

г . Р о ш о В - н а - Д о н у

З оёоды  Минэнерго СССР

и
Кемеровский зоВод 
электрОмонтижснЫх 

изделий

66002В, гМегэеръбо
ул. Терешковой, 49

кВ
МЬтсковский заВод 
электромонтаже- 
нЬ/ас изделий

652860, кемеров
ская об л. г. М аски  
пос. Притом сний

4.3
МЫтиицинский 
эл ентр о механичес
к и й  за в о д

141009 Московская 
обл. г. Мытищи 
ул.Иомин7ерна> 1Вх

4А
Ново московский 
электромеханичес
кий зоВ од

301670. ТчлЬская 
обл. н Новомосковск 
НомсомомЬскоеш, 74

i s
НсВоселЗцсВекий ол&гт- 
кЬш зоВод линейной и 
си ост опцион ной ар - митинги

141121, Московская 
обл. МЬитлщикскийри, 
лос НсВоселЬцеВо

46
ОпЫтнЬ/й злектро - 
монтаЖснЬлй заоод

7(31ВОяСВарЬкоВская 
обл/стВалб<р-ХС.:ишум!, 
пос. КомсомолЬскии

4.7
ОлЬгтнЬгй зоВод  
электромонтозтенЫх 

изделий

183534, Ленинград
ская обл. с  Страд кое

4.8
СаВладорский олЬ/тнЫи 
завод электромонтаже 
H bix изделий

637008. г. Павлодар, 
Административ
ный городок

4.9
СВсрдлоВснай опЬлгтВш 
7о  Вод блочмЬяс электро 
конструкций

620219, г. Свердлове,н, 
ГСП-980, ул. Сель
коровская, 1/4

*

Н а ю m 3 . у и л й / ги н т Л Д * - .
r u n Х в о г ч к о

Н а ч  г о . fU c P u S o B a d c U o o J- '

Я « 0 « 7 Р - Х о т и н а

£  4 0 7 -  1 5 3 J - 7

G n e e ta \ J u c &  \ А к т о В
Р е р е ч е н Ь  в а В о З о ё '  

и з г о т о З и т е л с и С Е Л Ь З Я Ш Ш Ч В Д
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Лоз. Наименование Кал. Примечание
1 Кабель j  провод J —

Принимается
по

проекту

2 Коробка ответвительная —

3 Светильник -
4 ЗыклАочатель -

5 Розетка штепбельная -

Указания л  о  /WH7d?fcy'
{.Открытая прокладка пробпЗоб{каселей/яо?Ке7произ
водиться непосредственно тю стенам, перегород
кам или перекрытиям, покрыта/м сужай еилссвей 
ила мокрой штукатуркой; по несгораемым стенам 
и перегородкам, оклеиваемым обоями /непосредственно 
поверх o6oeSj.
Открытая прокладка лробсЗов непосредственно 

по сгребенным стенам, перегородкам а потел- 
КОМ' нам пробило не допускается. 3  случае 
необходимости такая прокладка дол жена быть 
выполнена по слоло /шетового асбеста\ 
толщиной ре менее Змм.
2. Пробе да и кабели закреплянттся скобами у  вводов 
б  коробки и прибор6/ или у  концевых заделок на 
расстоянии 60 г  700мм от края коробок, /риборов 
или окр/щебателей. Расстояние от начала из- 
Вида до блиусаишеО скобы должна быта 
равным {O' /б мм.
Урелление легких конструкций и деталей по 

бетонным и кирпичным основаниям производится 
руиной забивной д/ебе/ей с ломаицьн? оправ
ки типа 0/4’б. Опрабка используется для забивки 
б  бетон; кирпич, шлакобетон с  пределом 
прочности до 4S кг/мм г.

I  Способы прокладки прободав а, кабелей с*, листы 2b.2k25№
2 .3 з ? ы  1 % £  с п , л и с т  6 5
3. Узел 3 СП. листбд
H .l/ з е л  Ц  с м , л и с т  2 i

б Кии бы привад а б см. /исты 16,1?
дат. отЗ.
тип

НкОнгр

К у л а г и н
Г40ВЧГО

Н а гр а З Ы :

У ц р гу х Ф

1 6 \W-

- Р

6 .  4 0 7 -  / 3 3 / - в

т/епскрсосГъОтош про- 
кладки нраСоооб и кьШ' 
/ей открыто по монет-

Гт&Зе/Я \Аи*Т ЛестаЗ
р. /

СЕНЬЗНЕЯГОПРОЕКТ
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V

T o t f U u u c i

ДлА
ПроБовсб 
меро** 

АЩ /МПв, 
/ПРН, 

ШВ, ЛЯПОВ, 
/ППР,

«: а 6 елей 
ма pop

ЛнРГ, Л&РГ, 
ЛП&Г, АВЬГ

Полоски 
Т356-2266-60

Полоски
прА^ски

T*3S~22SS-&0

Полоски, 
переданное 
иЗ белой 

off ее mu
Прядки 

ТУ96- 2266-30

Ае чте  
монтео^мея
с кнопкой 
ТУ35̂ 699'Л5

Скобы
Дюбели 

ТУ 3S-9<M9

Дюбель
гьозЗи Шурупы

ГОстнМ-бо
Обноляпко-

Бые
?узв-*Ш-8г

ДБурслетго-
ьыг

ТУ35-144а-вг
Назначенiu e  изделия

Для крепления про6о«?рБ и * а б ел ей  к 
вонструьциям ' и основаниям

Для крепления лроБобоБ, 
стильны л  полос и плестин  

к оеноБениЯм
Т и п

Г.Ы  уха г 
k4os ухаг

кз95 ух/  г
кзее уха г
К 337 УХЛ2
кзя8 уха г

Смеешь по 
ГОСТ «545*95 *Ао1 ухлг

ЛП5 ухлг 
лпю зхлг

К 252 32 
R £53 32 
К254у£

R729 яг
ктзозг 

*751 зг  *132 3?
К733 У?

К734У2 
*735 У2 

К736 У2

3656 уз
3658 ЗЭ 
3678 УЭ

АГ,

ДГР
по

проекту

Для
ПроБобоб

паров* * 
лпв, ЛМЛВ, 

ЛЛРН.
ЛЛПВ/ПЛЛБ 

/ППР, 
кабелей 

марок 
АНРГ,Д6РГ, 
АПВГАВ&Р *

Гоозви 
ГОСТ 4028-63

гБозби
ГОСТ 4*029-65

Полосе
стальная
Г0СГ195J3-90

Л енте  
стальная 
ГОСТ 6009-7* 
ГОСТ 503-84

Полосе электро понта есная стальная г)£рро 
рироБанкея 
ТУ£5-14зА-82

ПроБолаке 

ГОСТ 3262-74

/ебееп» 
Листа бои 
(картон) 
ГОСТ 2850*60

Картон
электрои зо; 
ЛЯЦиОнныи 
ГОСТ 2824-86

Н а зн а ч ен и е  и зб ел и я  [м а т е р и а л о в ]
Для

крепления
проБобоБ

Для крерле- 
ми я аебее- 
тоБых полос 
и провл а бок

Дл| крепления, прооо- 
<Зо& и вабелби.
Для заготовки крепе oft- 
ных пластин и полосок

Для креп
ления на
нио& кабелей 
и про&о&об

Для
крепления 
npo&odoo  ̂
и кабелей

Для защиты 
при провлс<3*е 
проБсваБ по оере|ямны« 
оепоЬанидн

ДдЯ защиты
проБобоБ ол
пеосеничссгих
побрефбении

? и  п

П Толебые — ' —
f: (06 У2 
кгооур  
К £02 32

ф5мм i=3nn t e0,5пм

К Для инйиБиЕ?уальнызе э|еилыэс {сабь£ы:в) вомоб 
п р и м е н я ю т с я  б ы т о в ы е  п р о & о б е  м а р о к  А П П 6 Н , П П Ь Н , 

/ П У Н ,  П У Н .А П У Н П ,  П Й Н П , О У Н Р .
5 J 0 7 -1 5 3 .f-5

Нач отс Кчлыгон 4  А . НепрсреЗетБенная прохлабрй tmcffuS Лист ЛиопэоЬ
'ИП ЗсоечкО проооаоб и ко белей по консл Р /-LZUJ--

iSLip, Hd2potobd
/ и ..

> рувайям и поБерлиостям. 
Цэаелид и материалы

СШДНЕРГОПРСЕКТ



A -А

Полосе*

Поз. Наим енобс* м о е Кол. Примечаний

i Пробое? АПВ i*4 ГОСТ $323-1* — ПО проекту
г Пробой аппъ гх4 г в ет е згз -к - по проекту
3 пробой АППВ34 ГОСТ €333-1$ — по проекту

k Дюбель- гёозбь 3.5*35 4
5 Лента монтажная ИМ5УХЛ? ТУЗ£-гйИ'3$ ло проекту

6 кнопка Д 5 4

Б - 6
Ь л о с а

ф . Щ

щ т

в - в

Указания no monmcioicy 
4 Стальные полосы [ленты) с л е з е т  крепить Бплстмую

UCK , 14- сено&анию па. ёсеи ёлине трассы, so Исключением угло' 
поБооота. Расстояние ме#бу Точками крепления полос к 
оснсБанию болэ*ны быть не менее i n t a о т  концо! и' 
иалоЬ поворота 0,5,*“0.7м.

г, Крепление полос по бетонные и кирпичным осноБаниям 
произБасЗится бгебель-гоозбями.

3.. Для пристрелки могут быть испольдоёаны: 
а) полосы монтажные перфорированные шириноЛ 20-4,0 и 

т о л щ и н о й  3 - J t n n  { к \ о & з г - к 2 о г ч г , Т 2 3 в - 1 1 з Ь ‘ & г } .

А Для закрепления про&обоБ на полосе пйгуп быть применены: 
еу полоски ( ft:ЛсЛ-?г̂ 05) с прядками (fcJio?]; 
б полоски-npSDiCic-U fR»95-Ki3SJ;
в) пластмассовая монтажная перфорированная лента 1кггб)
* с кнопкой (R321) или ЛЮ5 и лПЮ -

г) полоски, нарезанные аз белой гуести,оцинкоБанкы:г или 
окрашенных стальных лиелю§. Ширима лолоски не менее 10пп 
толщина О.З-0.6 мм.

5. Поб металлическими полоска пи провоаа балЗгны быть защи
щены прокладками из электроизоляционного картона, У ст у 
пающими на /,5-5мм с о5еи^ сторон полоски.

i. После окончания монтажных работ полоса больна быть, 
заземлена.

Й  d

5 . ! i Q l - i 5 3 / - : f o

Крепление проБобов марок 
АП8,АПГ.В,АПП8,АПЙП̂ АПРН 
и бр.на стальной полосе

С т а б и З  Л и с т  A u e m o S

С£/ЬЗН£РГШР0Ш •



ж
Пса Н а и м е н о в а н и е Kqa. Примечание

4 ЛроЕоЗ лпъ г 1Ы).гос7б*г*-1* - по проекту
г ПроЕод Anns г*к> гостбзгв~т$ во проекту
'в ПроЕсд A n n s  3*к. Г0 С 7£ З гЗ -75 — •с проск-пц
к [UoceuKftc.AEHoef 0.5»f-JC-H5-l5*5® fKfS&il1
5 П р о б о л е л а 5 -2 Ц -1  Г0СТШ2-7к - по проекту
£ Дюбель-гЕозд* Д Р<15*/о -— 1
7 Полоска Ш  ЧШ. 7 "З б -2 с £ £ -« 0 1
£ Орляка КЛсТЯХДг. Ti$S-&B£-tb 4

Э Проклейте.элгкйроксютсм ГОСТ2&34- £5 4

10 Доклад* с. «ледорОк Ф а к т . 1507 5 12  Л- 36 4

У коза hus по исптоезг*!
t К стальной проволоке через *л кз правых ичзгойсх и по 
замеру не ойхсЗез: слевиет пребсгрить ссо/ем^е гизоодмки 
„cpAeofcpu* Cppcuj е*-тинз aspcm aasomcEitu прслса^ить no 
Eutootswou трс*есе;ЛАасп>ин»и npuempe/urhi* к ОйноЕсчию 
Сюсель- s£cj5amu.

г Для закрепления проЕобоо на прсЕолоке могите быль г,ри- 
«енены:
£ полоски W0A-MC5 с пряхсапи fc4oi; 
£лодоеси-гря:*си K33S-R.3S5;
SJ лента noHtr.ostbdS Л4!5 или АШО е кнопкой;
«) псл£ХРи( нарезанные us белой ^естиОцинксЕонногО 

или окрашенного стального лист а, ши риной не менее 
fOnn и толщиной ДЗ’Мш'^засрелляетые правкой е?Ло7
или Е «емок.

3. Поб металлическими пологкапи прс&абя «Золагны 
быть защищены прокладками аз электроизоляционно
го картоне, Еыс щупающими на 15^2яп е обеих 
сторон полос си.

Л Лсоле скончания монтажных работ проЕолокс*
„ Золзкна быть заземлена.

Спецификация бона кя ебно зскреллекие.

Нвчспс Кч/игин 7 2 Г
ГИП ЗСеречсс

Качгр. ЙД2ЯВЙ>£й1r - f -y

Ксонп̂ Зсречсо A ¥~i

5 J 0 -H S 3 J 4 1

Крепление про&сдоЕ 
нарос АПВ,АЯПЭ АЯПБ,ЛЛППБ 
и ср. на пристреленной

п р с & о л с к г *

Срук?ц.З| Лист Muoft-.po

С Е Й Ь Ш Ш Ч П Ж К Г
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Воз. Наименование кВА. Примечание \

/ Провод АЛВ ? [/* * } ГОСТ6323' 7 9 _ об проекту
2 Прсвод АЛОВ 2*8 ГОСТ6323-79 по проекту
3 Провод А/7ЛЗЗ*8 ГОС Г S323- T9 - по проекту
к Полоска ЛШ УАЯ2.ГУ36-2266-80 /

5 Полосни НШурлЯ. Г336- 2265- 80 /

6 Аавеле -  гвозде АГ/>3.5*3S /

7 ЛрохлаЗна, глехтрохартон гост282Ь- 85 /

6

2

1

£ • '

Указания no M0///7?Cfjfcy 
/. Полоской яуусхой длины обернуть провод я no 
размеченной трассе ЗАентралровосни привате 
полосну длоЗеле - гвоздем руиной зсдибко. 
г. & * закрепления приводов след у ел? лрихенятб: 
а] пш если <ииринсй не менее и'Лмм, толщинах 0J г /*лг 
нсрезанянг из вслед жести, оранховсинш или 
сёрещениш сталени/х листов; 
в/ полоски / г 404- /с40&.

3 . Л а д  м е т а л л и н е с х и м и  л и л  оспами п р и в о д и  д о л ж н ы  
выте Защищены прокладками из Злехтроизолеци- 
еняего ксрлтсни, f  шсюупающи/ги ха Т, 5 г 2 мл 
с иве иг сторон лолосхи.

Спецификация дана на одно закрепление.

у  -->

5 P D 7  -  /5 3 ./ -1 2
к р & гц е хи е  п р а д е д о в  м и р о * \ лпа, А/тв;з5Лв, вмллви Вр. 
полосной, прибиваемой 
З / о б & е  -  гв о з д е м  А ? Р

Стад*/А Л и с т Л и с т о в
Р /

Ш Ш З Н Е Р Г О П Р О Е К Г

_____ _ _ _ J
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Паз. НаипеноЬаыие Кол. Примечание
4 ПроБаб ллвг^*4|г0стб3гз-?з по проекту
г Пробой АЛП8 5 t i .  Г о г т Ш В - П ■ „■ по проекту
3 ПроБоб АЛЛ8 3x4 ГОСТ 6323-79 по проект и
k Полоска МоАухла. тузб~ггбб- 8 0 4
5 Полоска кАов нхлг ТУ35*га&б-ао 4
6 Пряэкка КАсн угла ТУЗб-ггбБ-во 4
7 Проадабка.злэйЯФОяараоп Ш Т гВ г\ -$ В 4

A

г

A

Указания n o  т о н т а о | е у
t Oo р а з м е ч е н н о й  m pacce Бы сБерлить или Быболбить 
гнезде! б и е м е тр о м  *О м п  о  г л у б и н о й  А О п « .  
г & м с з а т ь  п о л о с к и  Б гн е з б а  алебаетро&ы м  рао/п- 

о с р о г ь
3, Д л я з а к р е п л е н и я  п р о & о б о б  с л е б у е т  п р и м е ня ть  .*

л . п о л о с к и  к Ы  у х а й ,  K k o s  у х л г ;

6. полоски, нарезанные из белой #еети ;оиинсо6анныж! 
«ли окрашенных стальных лиетоъ, шириной не менее j 
fO n n  и  т о л щ и н о й  й З т ^ н т .  j

А. Полоски закрепляются прядками КА01УХА£или Б 1 
замок.
5 ПоЗ металлическими полосками npo&ada больны 
быть защищены проклабкапи из злейтроизоляцион- 
ного картонс*# Быстилающипи на 15т2пп с обеих 
сторон полоски.

С п е ц и с р и к а ц и я  б а н а  н а  о б н о  з а к р е п л е н и е .

5.Ш-155.НЭ
H-gigaS Кулыгин Крепление проБабоб м а - 

рок /П8,АГШ 6/Г)П6,ЛГШ ПБ 
и бр. полоской Еназаннои 
ь о с ц а ь а н и е

1ИП Г р е ч к о
1- « .  гр. HaapotJoSa 1

7 'Н,кон?»р. ЗСаоечро 4 ^ 2

, р  J ___ I
СЕйОТЕРтРОЕКТ



2

Поз. ////именование Ш Примечания

1 Провод Пяяр2ж 4 ТУ/6 - 70S. 4S6-87 ;

по проекту2 Провод АПРРЗ» 2.5. ТУ/в* 70S. 455-67
3 Vfco&od Р/ТПР 4* 4, ГУ/S - 70S. 4S5- 07 -

4 Прокладки', //аргон злектраизаля-
ционный ГОСТ 2824-86£ 3

S Полоска #404 ТХЛ 2 ТУ36-2255- 80 /
в Гвоздь П  ft4*2S ГОСТ 4028- 63 - по проекту

Указания /?о ртонагаусу

/ .  Mas непосредственного крепленая проводов норка ИПЛР 
следует применять гвозди дайне гран {4 - I  6мм и дланей 25-32нм 
со шлеек ими диаметром до 3 нм.

2. Гвозди долвсны завиваться па средней линии разделительной 
пленки не Неду //силами. Завивка гвоздей дол дени производи тш 
молотком Весом до 200г с применением оправки, защищан/щей 
провод от повреждении.
З.бо влаж-ных неотапливаемые помещениях З л я  В и  д  жильных 
проводив рекомендуется под шляпки гвоздей подкладывать звони- 
товые, пластмассевь/г ши резиновые шайбочм.
4. Цетырехнсильнш проводи крепятся полосками Типа #404 или 
пирезиннь/ми из велев дсеста, сцинковинных или скрашенных стольных 
Листов. Ширина полоски Во /Гмм, толщина в,3-0,6мм} длина -ввмм
5 Под металлическими полосками /ровоЗа Зслдсны быть защищены 
прокладками из злектрн/азаляцисмого картона, быступа/ощими на 
/,5-2мм с обеих сторон полоски.

5. Пример* из гида провода Hflftp см. лист 1 В
Спецификация дана на одно закрепление.
При закреплении нетырехусильног о провода поз. 6  
удваивается._____________ __________ .

5 Л 0 7 -  /S 3 ./ -/4

Ы х гл т р Л  х и р е л о

К р е п л е н и е  п р о в о д о в  
V v o p d u  в р П Р  п о  д е р е в п н -  
\н ы м  о с н о в а н и я м .

\0ru3un И у с г  Я ислгв |

е : . л  г  l

СЕШННТЦПРПЕКТ
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Лоз. Наименование Нел. Примечание
1 Провод А л в г [/* * ) гастбзгз -  79 — по проекту
2 Привод Ann82 *2 ГОСТ 8323- 79 — по гроекту
3 ПроЫАЛЛбЗ**' ГЛСТ6323-79 - по проекту
Н Прокладка, асбест ластовой по проекту
5 Полоска /сШ Ухл  2 7335’ 228S-SO У
6 лрыка Н Ш ш г . 7938- 2288-90 /
7 Прокладка, злектрокоргон ГВСГ2в?4:88 /
8 Гвоздь П 76'75ГОСТ Ш 8 -8 3 /

Указания n o  монт арсу 
/  Пгхрытая прокладка проходов нарах АП В, АНПЗ,
А ПРИ, АПП8, АМПП8, АЛЛР /?о сгораемым основаниям 
долусна вь/лилня ться по слою листового асбо с та 
та/щам о  и не ранее Змм> выступающему с каждой 
стороны пробооа не менее, нем на /О **. Размеры 
асбестовых про к/, а дох и  указания по ах крепленом 
см, лист 18
2. Гвозди для крепленая плесках прободав а полосах 
следует применят/) диаметром 2,9 т 7,8мм длиной 
25 г  32 мм со шляпками В астме гром до Змм.
3. Гвозди следует забивать точно по соедней ланоо
разделительного основания молотком бесом до 200г 
с применением оправки9 защищающей прадед от 
поврерсдений ори ударах. '
9. до влаусных, неотапливаемых помещениях при 
прокладке плоских приводов рекомендуется под 
и/Аялхи гвоздей подкладывать збонитовыеt пласт
массовые ,  <рибравые ала резиновые и/аибочки.

Чя¥.сгЗ. Уилыгаи . JA .
ТИП Хорыпа ?

Наг,г/. 9агоиЗс&ULuaj '

Нам». Хаа/чке

5 1 4 0 7 -  7 5 3 6 - 1 5

Крепление проводов  
марок АЛ8, гАмпВ,
ДЛЯ8, АМЛЛВ а Вр. ЛО 
деревянным основаниям

С та д  и  к А и с т  К Л а с т б 6
Р | / . . .

С Е Л Ь З Н Е Р Т О П Р О В К Г

ТЛХГР-П/
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Oepmene / Цертез/с 2

SO

Воз. Майм снобах a t Вел. врипечамае
1 ПрободАЛПР 2’ % Г0СГ63гЭ-79 —
1 Провод РППРЗ* 9 ГОСТ63 23 - 79 —
3 Ш дл  п 14*25гаегш8-бз

' ■

Указания no щ онт аж у .
1. Шгибплоских дЗухисельныг и трехуеильных пробе Во В 
АЛЛР ха ребро при побераге Трассы лрабедки ха угол 90*
8 плоскости сгехы ша потолка осуществляете# слединтщини 
слое обо пи:
/. I Пробод оз2обается на ребро про этом разделительная пленка 
prejedy усилани 8 нес те изо оба предварител оно Вырезается одна 
[B8ef усам отводится Внутрь yha 8 Воде пали петли. вырезание 
пленки выполнят кусахкалти с широким гибкам[чертеуса 1-3). г  о
l i  Пробод изгибается поплескав старине ха угол $0* fee 
разрезания разделительной пленки у черте* vJ.

Ш хентя. \ Х о р е  ум  о . у Ь & Л —

S A 0 7 *  /5 3 .Н 6

ffpwep&f аз Раба проЗодоб 
марка АППР

C n f9 v a Н о е т Аи ся/об
Р /

шьэнЕРгвдрпда*



У&эиб на ребро с предварительным 
Л

разрезанием разделительного основания

j z ------------- 1

* ~ ¥ ъ
р —

i------- —V - — -

---------п _ _
- V ----------- 1

•
l— ------------------ ------------— *

\— — -
Г ^ т Р "

- r - i — t

1— - ----- - -  -— ------ ■ — ~ i

3 . Изгиб проБобоб по плоской 
стороне 

5 0

к. Изгиб на ребро 36ух односильных 
проБодоЬ

Поз. НаимвмоБание Кол, Примечание

i ПроБобЛопв г4  гсствзгз-и - ПО прееч/пу
г ПробобАппв з*4тосгвзгз-19 * ПО ЯроЯкти
3 Про6оаАя*г/*»4п>ст$згз-79 -■ по проекту
if Ороыадка. злектрокорлюн ГОСТ 2824-85 И
s Полоска *Ш у ш  тчзе-ггбб-ео И
6 Пряэкка к4слз«г.тчз$-ггба-А0 4

Указания по тонтаэку
t Изгиб плоского д£ухфильного и трехфильного 
пробода мерки АРПВ,АМПЛ6 и dp. на ребро при 
па&ороте трасеы про&одли на угол 30" € плоскости 
стены или потолка осуществляется следующими 
способами:
с)про§ев изгибается на ребро, при это** раздели
тельное оенЫзание мефду агилапи £ песте изгиба 
предварительно разрезаетея, внутренняя орила ъ 
песте псБооота частично накладывается на 
бнешнкзю

^npolod изгибается «о плоской стороне на угол 
30е без розрезения разделительного основания /э); 

&) односильный прораб изгибается на ребро е рсдиу- 
согг обеспечивающим пла§норть изгиба проьедо 
без коробления изоляции {к).

г. Размеры I  скобках относятся к прободу АЛВ сече
нием от 1б до 35мм*

г .  П о  с г о р а е м ы м  о с н о в а н и я м  п р о б а б а  п р о к л а д ы 
в а ю т с я  п о  а с б е с т о в ы м  п р о к л а д к а м ,  р а з м е р ы  к о т о 
р ы х  с м .  AuctniS
На банном листе асбестовая прокладка не 
показана.

Ц ы  отй Ку̂ аин J j L  _  
Pun ЗСдасчко ъё&ъ'—»

tШ Ш Ш Ш т Ш т

1 Зар емкот

5 ^ 0 7 ^ 5 3 J - 1 ?

П р и м е р ы  и з г и б а  
п р о & о д о Б  м о р о к  
АЛв;Аппв#Апае;Апппв

и Эр.______

Ьгсбия Лист ЛистоБ.
Т

ШЬЗНЕРГОПРВШ*
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Лез. Н а и м е н о в а н и е Кол. Примечание
.1 Полоска 2

К а р т о н
асбестовый
rocreeso-sa

г Прокладка уз л о в ая * (

в ( Полоска г

4 Прокладка узловая 1
5 По л о ск а г

5 Прокладка угл е  бая {

7 Гвоздь толевый 2*20 ГОСТ Аогэ-63 б:

У к а за н и я  по монтажу

i  Асбестовая полоска, прокладываемая nod провода, 
бсизцна иметь такую ширину(чФо6 ь| с ка#дад 
стороны провода полоска выступала не тенее чем 
на Юпм. 1

В. В случае прокладки неекодькия групп проводов 
аебеетооа* полоска должна быть общей, сг её 
ширина выбирается с учётом того, что меасду 
плоскими проводами отдельных групп должно 

■ быть расстояние около 5мм.
3. Асбестовые угловая проплавка о полоски 
прибиваются да начала монтажа проводов 
гвоздями через 2 0 0  *f 250 мм 6  ш ахм атном  
п о р я д к е .

Т а б л и ц а

Марка
провода

Число и ног»и* 
надьчое сечение
асил. мм* .

Лоза:
ция

ДПМППМПРН **
АПв.ЛППМПРН г1то)~ s h i t ) г.к
/тп0,АМппв,лт)р г*?.5*2*6
алмлпв.'апрн 2Uxes)rilitis)
(пг<в.лмппалпп2 3x2,5 г 3*0

АВевязй с выделением асбестом  мельчайших ворсинок, вбгзы-
Бающих серьёз<"“  *-*“ -*----  ' * * -  ̂ -

ыа прокладок
иях, где пребь(_------

при скрытых электропроводках

—— —  w г 1—  — • — -  ^  ' Т    * * t v r 'w  t v  w  шт w  V »  v  v  w  и* if 99
ающих серьезные легочные заболевания, применение асбесто

вых прокладок допускается только в производственных помеще
ниях, где пребывание людей ограничено во бремени,а так з(ее

jfcw.cred
run

К у л ы з и н .
Ха р<чг?з

ш
IHiff'CfcV.1ЮТТЛ

C I 5 S 5 ! 9 B 9 2 i B H 5 1 E © 3

5.407-153/-A3

Асбестовые прокладки 
З л я  проездов А О ^ А П О й ,
АП па А . т п ь  и ор. прокладываемых по сгораемым

ооноЧзноям _ _

Й55§!Я 5S5H КВВВЕЯ

СЕЛЬ5Н£РГСПР0СКТ
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Поз. Наипено&ание Кол.Примечание

1 Кабель АНРГ г*А, ГОЕТШ-М — по проекту
г Кабель A»fr/3ftPr)3*i «**г5. гт4з з-т$ - чр проекту
3 Полоса яб проекту
А Полоска КАоА SXA2MoS3M.T̂3Ĉ(f*eo *
5 Оряэгка КАо? ХХЛ2. T93S~a2SS*ao f ■
£ Дюбель-гбозбь ДГ i

Упа& с.ния no понтстфу
1. Свальные полосы />енты)сле^геш крепить ьплотнц-o
r о Сноб сник? по ьсгй Фине фрассыпа исключением уг/.оь г Ль* 
рота.Росстадние neatdy точкспи креп/ени$полос с осчаВчпик 
Зелено быль не бслеНп.а от концОс и иглэ£ гнЛарсгпа 5Q-70h i.
2. Крепление полос слевует прси|£обить бюбеп-гСозаят. 
ла бетонным и кирпичным ссноьаникя.а т» металлическим 
основаниям и R закладным бетелям-злектрос&ерсои.

3. Для пристрелки могут быть ислолъаобаны;
о) полосы олертропсмтс<счснь1в  персориро£анные/к?с£уг, 

кеаоуякгогуг/;
б) полосы и ленты стальные шириной 43тЗО«п о тол- 

щино(^ <5гЗля,
Л Для закреплены* кабелей «с полосе припеня*отся: 
о] полоски типа МоАшг, К405 1£Ш,закрепляемые вь 
'зопок-или прзс*гкапи типа КАо1;сМ2; 

б) полаеки-пряэ^ки К 395 УХЛЗ- &33&9-ХЛ2;
§] монтажные ленты лг)5 или ЛМ10с кнопками' 
г) пшоесц нарезанные 03 белой з(геоти# о^инкоьенмых 

шиокраюенныа стальны х листов,закрепляемые 
Jb aanotta или прядками типа R A ol а ХЛ 2.

5 После скончания монтажных работ полоса 
йомена быть заземлена.

В. /*Зонтаэ{сные полосы n ep ed  пристрелкой б сложны 
бы ть очищены о т  рзса&чины и покрыты антикор
розийным лакоп или Ьао/яной краской.

Специсри^сщил бана но обно закрепление.

Кнлыат_ JJb^.

5 . k m ~ i S 5 M 9

| Л ц <у ° ё -Hgy.Qfl?d
ш _

Я д у - е ^
Д с р е ч к о
Hagpgjogq,

К репление к а б е л е й  м а 
р о к  АШТ, А6РГ.АПЙГ АВ6Р 
н а  п р и с т р е л и в а е м о й  
стальной полосе

£f?Kit?us И и е г е

СЕЛШЕРГШРаЁКГ
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доз. //аоменобанае Кол. /Тромечаное
/ МГель АвРГ[АНРг/3‘ «!Ф6пн:тт-15 по лроех/пу
г Кабель А£Рг/анйг/3*/$*/*ЮГОСт433«73 - но прсе кру
3 Мелб ASPf/A№j2[2*6j ГОСТ 433' 73 - ла проекту
А Скоба /c2S2&7'it3S-№ i-8Z /

S Скеба к 7$092 тузг-/М $ - 8г /
6 Скоба Х733рг 7У36-/М8-Р2. /
7 ДкУьм m s  УЗ 7УЗб-УН-79 7

$ ДвГгль УбУВУУ ТУЗб-ЗЬМЯ Z -  ■; 1
9 Шуруп 6*40 ГОСТ 7744-80 г ‘

Z

9

Указания по нюнтахсу
1феллеяце кабелей по кир/шоньм, бетонным о дередзн - 
ИЫМ ССИобанОЯМ ОСуЩ£С7#АйеТСЯ сднОАаЛКлбым1/{К332У2- 
~kffl$2/oAO ддухАалхоРыма/к/42У2~к/4бУ2,Х72УУ2-к73/22, 
К732У2-К740У2/ схобамо.
к  корлоуным a fe re  а/ялм  основаниям скобе/ кренятся 
С/ЗоСАЯМО, A ВеребяХНООТ - О/уру/ШМО.
Трасса лррбоокц лредваротельно размечается а лад 
дмо£А& бысбртлабаюгся г лез да диаметром родным 
диметру ст еля а & удаляй 3 S  г  30мм.
/7ра горизонтальной лрохладхе кабеля со стенам а 
крепленой его однолалкобод скобаб, лалка должна 
располагаться ниже кабеля, 
крепленое кабеля лра дертакалбнои лрохладхе ло 
стенам, лра лрохладхе на потолках. a raxpte углах а 
концах- омолняется схобамо с  двум# ланками. Допуска - 
ется лра осргохальнод лрохладхе крепленое кабеля 
однолалхобой схсбсб, осла схода опте е г  ребро усеем -
косое. ,
Радо ус бнумреннео /родео изгиба небронированных 
кабелей должен омете ла отношено#? к ох наружному 
диаметру кратность не менее 6 .

Нс/.стЗК&мгил 44-Гил Хоречха —

Яэч. г/. 'ИЬграЗвС:'Ц-шла/)
1 L .

— 1
Я.хпяГП.ххрнхко

S .W -  /S3./-20
Аре л лен не хабслей 
ABPrt АРРП АббГ, А РвГ 

Скобам а -

"СтбЗинХЛисГ \А</сЫ
Р  Г Г л

С ЕЛ Ь З Н ЕР ГВ П Р О ЕК Т
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В а р и а н т  2

3 6

доз Иване нобание Коя. Вримечиное

4 Ш ~М  АНРГ 2 * « ГОСТ 4-33- 73 _ по проекту
2 Кабель АНРГ3*4+f*2.5ГОСТ433-73 - яо проекта
3 (Голоска Х Ш Ш ?  ТУ35-2366-80 /

4 Аюбель- гвоздь л  тр з.б*Э5 4
S ЭбозВь /Н6*40 Г0СТШ 8-63 4

\

У к а з а н и я  / ю  р г а н т а у с у  
Вариант /

Лслеслими X404 УХА2% X48S7M8 алелшскама, нерезснншч 
из белой рйс/tw, саикксдиннмг ало окрашенных стильных 
леетод>о$ернугь кабель в ни размеченной трассе 
Злектро/рободки прибить вол иска дюбель ~ гвоздями

2  во Оетаннону и кирпичному оснобанин?, в  во деревом налу 
Оснсбанинз- г  баз Зяме.

Sapu ант 2
Ям сева оо размеченной трассе электропроводки \ 

npuSuдается дюбель- гвоздем ши гвоздем б  забоев -  
мости от беда Основания. Долоска Закрепляется j 
в р я /Якай К  4 0 7  У Х А  О  ш и соединяется тб замок Г  j

Спецификация дана на одно закрепление.
2

3

ч

S .4 0 7 - / 5 3 4 -2 1
Наг. м3. Хчлыгак 4 4 - Крепление кабелей марок Стадия Наст Лиегаб
гая Уалею л ирг аярг апйг АЙ ЯР Р V

НагеаЗоС firm  ф rt Qri j ri/t о* 9 /■? utj*
с помощью прободаемой СЕЛИНЕИОПРОЕКГ

$*тр. хаеегкв пОлОски
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6. М е т а л л и ч е с к и е  короб&и 6  пестах  В В о З а  плоских п р о § о -  
во! б о л ь н ы  и м е т ь  &тулки из  и з о л и р у ю щ е г о  материала либо . 
на проёосЗ болжна быть немощена богюл пи тельная изоляция [ т р и  -  ч е т ы р е  с л о я )  и з о л я ц и о н н о й  л е н т ы .
I  Длина пробобоё |о ВлаЗсньгх, сырых и особа сырых помеще
ниях (6 уборных, бушеёых и т.п.) должна 6*.тъ минималь
ной. FlgoBodRu рекомендуется разм ещ ат ь  Вне эп»ид поме
щении t а светильники  -  на ближайшей к проьабке 
стене.

I  С к р ы т у ю  п р о к лаб к у  п р о В а б о б  с м . л и с т ы
г. Узлы 1. 2 см. лист ЬН
з. Узел 3 см. лист 68
4  Узе/\ к ом. л и с т  £*7
5, изгибы проВобоё» см. листы i6f f7

З А 2 5 .2 6

3?

Пс*з. Наименование Кол. Примечание

4 ЯроВоб Принимает- 
ся  ПО 
проекту

г Коробка о тВегььи тельная —
ъ Розетка штепсельная —
к Выключатель -
5 СВетильник —

Оказания по монтажу
I  В ы б о р  т р а с с ы  при скрытой проклабке необходимо произ- 
Вобить^как правила, параллельно линиям пересечения стен 
с потолком . ног расстоянии ЮО-т-гоОмм. огг? потолка или 
5О-Ю0мм о т карниза иии балки. Магистрали штепсельных 
розеток рекомендуется проклвбыВать по лоризонтальнои 
линии соединяющей розетки. Спуски и побъёмы к светильни
кам ёы ключа теням и штепсельным розеткам следует ёы-. 
полнять па вертикальным линиям. Проклабку прсёода  
по перекрытиям (штукатурке., щелях, и пустотах плит или 
6 плитах перекрытии J слебует осуществлять по кратчай
шему расстоянию месиву отВетВительнои коробкой и 
светильниками.

2. При пересечении плоских проВоЗоВ месиву собой необходима 
изоляция проВоЗа В месте пересечения тремя-четырьмя сло
ями изоляционной ленты.

3. ВыхоЗ скрыта проложенных проёобок на поверхность 
стен или перекрытия (например для присоединения к сёе- 
тильнику или неутопленнопу Выключателю, штепсель
ной розетке) долж ен Выполняться ч е р е з  изоляционные 
трубки, срарсророёые или пластмассовые Втулки.

к. Присоединения и отВетВления прокла быоаемых скрыто 
плоских про&обоВ болокны выполняться с запасом проВобб 
единой не менее 50мм.
5. Непосредственная подВеска сВетильникоВ на плоских 
проВодах не Запускается,

5 . J , o l - 1 5 5 . f - 2 2

Йач.стЗ, К у /ы ги н ML Скрытая прокладка Стадия Лист ЛистовГяп Хс:оеч ко установочных ораВебоВ Р ~~7— ■
Нач. гр. НаграЗаЫ i& p A паб ш тукатуркой. 

Общий Вид СЕЛЬЭНЕРГШIPDEKT
И. контр. Харечха 1%£гз



Окры rag  прок/адт прабодоЪ по несгораемым основаниям:
38

доз Наименование Рол. Примечание
{ Провод ЛШ/73 Вт 4 Гвегбд23- 79 - по проек/п̂
2 Провод AP33[/*6jГОСТ 6323- 79 по проекту
3 \ Ь 1 л § N V4

1

— по проекту
в Прокладки, картон асбестовыйГПСПвбО-Вй по проек/пу
S волоска 0,б*/0*7в%псесгбвРСШЗ}б-83 /
S Гвоздь Л/,*Т*2бГЯСТ4028~еЗ I Z

Указания по иЬнтаяу

w
1

'4

.4

сухой штукатурной с
Лол о С/С о и ,

вакрелл ела ем *

2 .2. ЛриморапсиВалием Сухая штукатурка 

ШГЬ:

/Алебастровой

/. Скрытая прокладка проводов ив несгораемым основа
ниям долрсна производиться ;
/У Лра покрытой стен а перегородок мокрой штукатуркой 
-6  заштукатуриваемой борозде ало непосредственно 
род елеем мокрой штукатурки.
<2. Лри покрытии стен а перегородок сукой штукатуркой 
- £ заштукатуриваемой борозде, лад сплошным 
слоем алебастрового намета ола лед слоем 
листов ого асбеста.
г. Толщина листового асбеста дол Нека St/тс не менее 
вам, мокрой штукатурка ал и алебастрового̂  намета
но менее, чем на вмм. Слой асбеста, мокрой штука - 
гурко ало алебастрового намета ВалУсея выступать 
с каусдой сторона/ провода не менее, чем на /Опм. 
3. Временное за крепленое проводов /раскрытой про
водке до заштукатурованоп должно выполнятся о 
отдел i  к а/к местах.. промораживанием " про помощи 
алебастрового раствора.
O.flpo прокладке проводов под слоем ластового асбеста 
закрепление проводов выполняется полоскамо, наре
занным о оз белой яме сто. оценка ванных ало опро
шенных стальных ластов. Ра пускается га к усе 
крепленое мая таре ной лентой л/ч-S  или P/1-/Q 
трабоваемоО гвоздями к основанию.

1
1
1

Уыг.огд-
ru n

Куль гг ин 
Хапечко

Нич. ге. Нсгрегдова \huvP>НконтХсФгилго W p.
У Xjpa /с

S . W - J S 3 J - 2 3

ОЫ70Х 
дтановоаж

прокладка 
чык правовое 

сгораемым сена-  
м под штукатуркоЬ

ОгыЗи* Лисг\/исГав

С Е Л Ь З Н Ш  ОПРОЕКГ



3

Скрыта* прокладка проводов § борозде:
без последую

V
----------- - V - 1

€•

— ' ---------—

— f — .— — ^ — I

«его  оштукату-
IOGриЬамия с т е н

с последующим 
сштука тури § а ни - 
ем стен

рас  твор

Л р о м а в к а  лро&одов ( кабелей)  
Л о п у с т о т е л а !  п ли та х  перекрытия

ш тукатурка

_ _ ^ i
 ̂ 1 ' У  Л

у / у / Ж
У У У У У У / / У ;У

J / 7
Л и '/ у . УууУ у Ж

CF33SE

)елветиЛЬни£1А /„ При м орале и £ с?н ye *

Поз. Н а и м е н о в а н и е Ксл. П р и м е н е н и е

i П р о в о д  /.ППВЗхб ГОС? £323*73 —

2 П р о в о д  Л П В  Э / * * б )  Г О С Т $ 3 2 3 * 7 9 —

3 П р о в о д  Л П П 8  2 * 2 . 5  Г 0 С Т 5 3 3 3 - 7 9 -

к f?prtR ломающийся /
5 Светильник Г
6 Т р у б к а  р е з и н о в а я  п о л у т в е р д а я V

T y 3 5 - i 0 5 j S 3 2 - a 3  •

У к азан и я  по ггоцтс*.э|су

I Скрытая прокладка проводов по перекрытиям 
должна производиться*.
if Под слоем мокрой штукатурки потолка пере
крытии из несгораемых плит.Толщина ш туна
турное о сдоя долс|сна быть не менее 5пл,‘

12. 6 пустотах железобетонных плит и панелей; 
i3 в Зазорах мбо|еду сборными железобетонными 

плитами с последующей забелкой иск алебастровым
раств орот.

г  Скрытая прокладка плоских проводов моэкет 
производиться в зазорах neoj^y кирпичной клад
кой без последующего оштукатуривания. Про&од 
заделывается в борозде цементным раствором  
толщ иной  н е  м е н е е  5 мм.

3. Временное закрепление проводов лри скрытой 
прокладке до оштукатуривания должно Быпол- и 
нягоься в отдельных м естах „промораживанием" 
при помощи алебастрового раствора.Допуска
ется так ж е закрепление скобами или хомутами 
из пластмассы.

4 Диаметр резиновой полутвердой трубки выби-
f aemcs g зависимости от с е ч е н и я  и  ч и с л а  проклады* 

авмых проводов.

Й а у .о т д . К а л у г и н - J  М —
/ Я П З С с т е ч к с Л
H a v . е р

/  }
Н .к о н ^ р . О Г а р е ч к  о v E i

5 . W - 1 5 3 S - J 4

Скрыт а^ прокладка р 
)ьодоьчстс/набанных про 

ь борозде и полостях 
перекрытии

Сладив Лисп кистой
.....£...; /
СЕЛЬЗНЕРГОПРОШ
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1
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Прокладка прсбодоб по деревянному покрытому сукой 
штукатуркой оснооанию *

/ . ^  алебастровом намета
JL5Q.--------------------^ .Рейт

2. С  ocSec7oSou прокладкой
250

Штукатурка

Л г------ Y ¥
< <-- ^ нг \м

s _______^ь-
-л ------— Î---------1г- <ь

Рейха

Стихая

fa . //аименобание КЬа. брикечаниг
{ Лровод АЛОВ 3*6ГОСТ 6323- T9 - по проекту
2 Цро8одАпвз[/‘б/ гост е згз- 79 по проекту.
3 брохшдкарар7анос6естовь1йГОС728бО-& па проекту
4 Пшосхавр*то,хсет Г0СШ34б’8б /
S Г&ядь fltfi'ZSrOCT W S -6 3 2

йказонин ПО м ш гадсу 
f.Скрытая трокладка гроводоб Hd/paiBt А к оз, ЛЛЗ, 
АЛОВ, АКЛПЗ, ЛУП, АЛ У И по деревянным, л&рывае - 
пап сухой гипсовой штукатуркой стекам и перего
родкам производится в  зазоре пеусду стекой о 
штукатуркой в  едко школ слое алебастрового 
напета око переду двумя слоями ластового асбеста, 
г. Толщина листового асбеста не менее Змм. толщина 
аледас тревоге напета не пенсе а мм. Стой 
асбеста ала алебастрового напета с карсдой стороны 
провода Воллкен выступать не менее, чем на /0мм. 
5. Временное закрепление проводов три - скрытой 
проводке до Заштукатуриоания должно вь/полнять- 
ся в  отдельных местах „ прим ораре и ваниеп " при 
помощи алебастрового̂  раствора.

? слоями листо
вого асбеста закрепление проводов выполняется 
полосками, нарезанными аз белой рсеоти, оценке - 
банных или окрашенных стальных листов- Допуска
ется такрсе крепление скобами ила хомутами 
из пластмассы.
Спецификация Вана на одно закрепление.

Нач.огЗ. KffAtlllfH J A
Г У П Харе что

Наг. гр. I d&y&e
л ЛН. контр. Хаоечхо

5 А 0 7 -  753J-B 5

г^^ныхпроводов 
сгораемым основанаям под 
г- — ' штукатуркой

Стада* Ласт Аистов
Р i  _

С Е Л Ь З К Е Р Г В П Р О Е К Г
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Прокладка лроЗодоб ло деревянному локрд/тому 
мокрой штико/луркой оскоёакикз:

1. 8  алебастровом комете

1  ‘рга— *—

Ш е
н Ш'til ni&l-l

* s \ W  
я— i—

250 ПронЬ штукатурная

г. С осбестобой про кладкой
Ч У -----------^ ------- =-------- г -г -г + -

Поз. Наименование Иол.

_______т

Примечание

/ UpcSad М П 83*5 fO C J S m -19 — по проекту
2 \fipo8od лпвгк тстбзгз-79 — по проекту
3 ПроВод ЛП 83[М 1ГО С7бЗгЗ-13 — ло проекту
* Ароклсдщ картонОсдсс7оЗб/аР0С72В50-$О - по проект у

Указакия ло м онт оо/су

I  СкрЬ/тая прокладка плоских лроЗодоб ла ЗереЗяк- 
мОзм, локрЬ/Воемд/м мокрой ш т укат уркой стелам 
и перегородкам, . дол ф н а  проазЗодитсся лор слоем  
штукатурки с  по вклад к о  О под про бода слоя ласта • 
Еого асбест а толщиной не меле 5мм ш и ло але
баст ровом у ком  г  т у  толщ иной н е  менее 5мм.
Л  сиест ила комет w/пукотурка Залфен ifrcmynamb с  

ка ф дой  с/поронЬ/ лроЗода н е  менее чем н а  /Омми 
укладд/Зоет ся лоЗерх дранка, либо последняя Зд/- 
резоет сл на  Шираку осбест обой  прокладки.
I  Временное закрепление плоских лроЗодоЗ при скрЬнлзй 
прокладке до заш тукатураВония должно Зб/лолня/лдся 
В  отделЬнЬ/х местах^римарофаЗонием' про помощи 
оледострои о го  растаорос допускается така/ее за 
крепление скобам и или хом ут ам и а з лластмассЬ/.

5 4 0 1 ‘/53.Ш
СтаЗи* Лист ЛистовВнрб/гяая прокладка у ста

нс 5очнб/х про8ода6 по ■ - 
сгороем&м основаниям 
под мокрой штухстуркаи СЕЛЬЗНЕРШ РОЕКТ



ж
Аса. Наин»еноёан и € Ito*. Примечание

{ Проёоб
П р и н и м а е т с я

П Опроекту

г Сёетильния: 1
3 Ролик i
i Выключатель j
5 Штепсельная розетка i

Указания no монщазд,
i  п р о к л а д к а  н а  p o i u t c x  н е з а щ и щ е н н ы * и з о л и р о ^ с н н ы х  лроБобоё м а р о к  /4 П В , П В / 

А Т 0 8 В . А Л Р Н , О Р Н ,  Л Р Д Н  6  с г л ь с к с ж о з я й с т Б е н н ы х  л р ^ з ё о б с т ё е н н ы х #о б г 1 и н и с п > р а -  

т и ё н ы з .б б н п о ё ы х  u ^ u a v x т щ е т е н ц д ж  d onycRqfem cJt Н О  Б ы о о т е  Р . О п . а  &  п о м е 

щ е н а * *  с  п о в ы ш е н н о й  о п а с н о с т ь ю  или о с обо о п а с н ы х - н а  Б ы с о т е  н е  п е н с е  2 ,5  ц 

о т  у р о ё н я  по л  а .  Д а н н  с е  т р е Ь о ё а н и е  не р а с п р о с т р а н я е т с я  н а  с я у е я и  к  ё ы м ю -  
ч а т е л я м , ш т е п с е л ь н ы м  р а з е т м ^ п у с с о ё ы п  а п п а р а т о м  и  т . п .

г .  P o c e a o S H L i S ^ A  н е с п Ь т о н к а г и  к р е п л е н и я  н е з а щ и щ е н н ы х  и з о л и р о Б а н н ы х  п р о ё о б о ё  

н а  р а д . и  к  а х  б е к о н ы  б ы т ь  н е  б о л е е  0 , 3 п .

3 .  Р а с с т о я н и я  п е # 5 у  о сям и  н е з а щ и щ е н н ы * о з о л о р о Б а и н ы х  п р о Б о б о ё  о б н о и  и  т о й  # г  
и л и  р а & и ч н ъ *х  ч е г ^ и  п р о я с н е н н ы х  н о  р о л и к а *, бои ер ны  б ы т ь  н е  м е н е е  3 5 п п .

А  П р и  к р е п л е н и и  р о и л с о ё  н а  м е т а л л е  л о б  о с н о в а н и я  р ш и к о ё  т ю З / гл а д ы & а ю т с я  

а л о с т и и н и е  ш а й б ы .

s . f t y u R u  S  у г л а х  п о м е щ е н и й  у е а д н а ё л и  Б а ю т с я  н а  р а с с т о я н и и  . а * о т  п ш п о л к о ё  
и л и  с п е ш н ы х  с т е н ,  р а ё н о п  < 5 - 2 - к р а т н о й  ё ы с о т г р с х и к а  н а  т а г о м  э К г  
р а с с т о я н и и  о т  п р о д о б о ё  ч е р е з  а т е н ы  у с т а н а ё л и ё а ю т с я  к о н а е ё ы е  р с и и я и .

У с я т н о ё л й  Е ы м ю ч а т е л я  и  ш т е п с е л ь н о й  р о з е т к и  е м .  л и с т  3 3  

ф е п л е н и й  с ё г т и л ь н и к о ё  е м .  А и с т  2 k  

ф е п л е н и е  р ш и к о ё  с м . л и с т  3 /
Вадгу проёоЗо! на роликах сп.лист 32
В ы п о л н е н и е  о & г о б о ?  и п р о х о й о б  с м .л и с т ы  23,30



ИрошЗка dSux, однарагнш групп прободав Оаз. Иаияенобание Кал. Примечание

/ footed № >‘£ГОС7 £323- 75 уточняется 
па при актуZ footed1ПВО23Г0СТ63.23-7$

3 Ptuor P£59X£279/£-7S7.aoS-S7 {
п UfuffHnf-6*Sarocnm-$D /
3 fosSaeo*t/7 n?CTW92  ̂70 3  <*200лиг
6 fa ta l m sm /i32-8g 2 боа тесту
7 'AemtABlorocrnsn-Ti

ОтЗетвление nj
т

Указания по монт ажу
4. Ccefotiwt нрабздобприаёетВлти быках- 
кяетс* с  донщ ья холодной сборки клепани 
в а н  д р уги м  спо со бен. 
zMacSxsdsx еззнирояные трубки приЗязап 
ашш'й ецшкобаннай яереЗхзачнзй/роЗомх<, 
зМет&ениз Золусны Зыкшяятш 3 места* 
крепления провой о8  к  рамная.
К4&(щютйно* изоляция/роЗоЗо Sмести* 
обхеЗаг осущестЗлшсярезона бой аалутберЗай 
ш  ишихлерЗонилоЗои трубкой.

Спецификация дана на одно закрепление, 
крещение трубок см. лист 
яргт&яие ромкаб см лист 31

for erl
ГИП

Кум/шан
УорЯчМ Ш

С. 407- 7531-26

ЭлехтрапраЗоЗки мролика*. СгоЗи 9 Mem /fVcJriffS
^рошЗкапроЗоЗобмроликах. 

За О/пЗетЗмний. Ш Ь З Н Е Р Г О П Р Р Е К Г



Устрпас/пба оЗходоб

Вод А

Щ
м Наомеясбамое Кол. Примечание
4 &з1|i

яринимоегсе
прсехтаX ШвоЗЛРАН 2,2.5TWrS0S.6/D-7')

3 Put* рпвш гт т - tst. ш - в* 4
4 Раш РШ-1Ш1ТИС- Ш Ш -S* 4 ся.лест̂ЗО
5 UkPf/Af-&Ser0CTi№-80 4
в ЙпбоШа IfOCTtSBSt-TO £*Ш *и
7 Впика 6  ГОСТ 1381/-18 ~\ 4
8 Тее&а вешвЗсятхтЗеодах 7yT8Johs32-84 4
9 ВтимВТК ГОСТ /ЗВ7Т- 73 2
40 Тм fa стальная ГОСТ3262-75 4
н Smart S ТУ36-fg33-80 г ем.листЗО
а &в& к&г<г2ткг5Ш 4
/3 Vbofett 96SS& TP3S-W-79 4

Указания /to монтажу
/. При oSxadax лройш ро/шни с одной и с другой стороны 6&Mfrcrt нон о ном- 
цебыершоха Арестом с  хомутом.

Стцоеронацоо дана на одно зяхрш ениг. 
В*3*у прободоЗ на ролонах см, наст 5 *f 
Крепление рслахаб см, лист 51

Угт&Згщ EESSSJ ШЮ*ЩШМЮШ37Щ̂-ЩЧНП̂
Ш77Ш ШРСШТГ Tb9*i 
СЯТюТЗ НУШУУ-Я ETSg

5 Л 0 7 - 1 S 3 JJ9

Элехграц 
наг. Псп

Стадия I Лист\ Настой
НОр0ЛО~

•одоЗ С Е П Ь Э Н ЕР Г П П Р О ЕК Г
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Сухое поntuifi*vi

У с т р о й с т в о  п р о х о д о С  

Проводим ПРДН

ПроБоЗап ДОЛЗ
Сдое попечение q д __  Cyxat помещение

Сдое попещекие Сырое помещение

Прозяб черед мм̂ дуэтсокные 
перекрытия

Т и п
npoSodd

Сечение

npoSofc,
п м г

Р о л и к

с р а р ф гр *
Swu т и п

Трубке и »
У ц и О Н Ж У
ясАуобгреы
£иуй)р«м1Ш
Ф . г т

В т у д м  е р а р г р о - 

р о б а я , т и п

П Р Д Н г .5 PUJ-J[SXA2 1 G  , 8 7 К Ц 6 У З з - * б и э

д п л в г . 5 1 т - в х з В - 1 5 У Э

А Я Ъ к г Ь р п -б а х д г 3 д Т И б З З В - * У Э

Указания по понтону

i  П р и  п р о х о д е  n p o t a t  и з  с у х о г о  пом е щ ен ия S  сы р ое , и з  с ы р о г о  п о м е щ е н и я  €  

t y g o e  сы р о е  и  пр и  Б ы х о д е  у з  п о п е ч е н и и  Hcspyojcy к а ж д ы й  n p o S a d  д о л ж е н  
п р а м а д ы Б о т ь с я  £ о т д е л ь н о й  и з о л я ц и о н н о й  т р у б к е .  

г  П р и  п р о х о д е  п р с о о З о б  и з  с у х о г о  п о м е щ е н и я  6  с ы р о е , п о м е щ е н и е  е  и и о й  
т е м п е р а т у р о й , С л о ж н о с т ь ю  и  т ,л .  Б т у /tfcu д о л ж н ы  б ы т ь  З а л и т ы  с  о б е и х  

с т о р о н  и з о л и р у ю щ и м  к о п л а у н З о п .
ъ. Я р и  п р о х о д е  л р о Б о д а б  и з  о д н о г о  с у х о г о  п о м е щ е н и я  §  д р у г о е ,  £ с е  л р о & о З о  

о д н о й  л и н и и  д о п у с к а е т с я  п р о к л а д ы в а т ь  &  о д н о й  и з о л я ц и о н н о й  m p y S te , 

к .  К р е п л е н и е  т р у б ы  ( п а з . Ю ] к  с т е н е  § ь т о л н *е т с я  с м б о й  [ п о з . г ё ^ д о р е п -  

дзетой дюбелем [пог,13).

Спецификация сп. лист 2S

ИША
Г И Л гаречко

5.407-/5Д/-За
НЯ5Н ИЗЗЯШШМ

J__иЗпектропро&обш на роди* i_р_

« *  З м р в й е ф Е а  проходов  [ ш ь я Н Е Р Г т Р О Е К Т



К р е п л е н и е  р о л и к и  по б е т о н н ы м и  * и  р -  

Г к н н ы п  о с н о в а н и я м  с  П О П О и С Ь Ю  с п и р а л и
Крепление р о л и к а  п о  б е р > е 8 у 
ш у р у п ° м

Поз. Н а и м е н о в а н и е № .

i W  Р П Б Я Д Л г  Т Н 1 В - 7 5 ? . 0 0 & - Н

Щцруо 4-5*50 ГОСТ jjM-SQ ,
Дюбель У658НЭ ТН 3B-SU-W
З а к р е п

ГЁозЗь К5 «иго гост4огз-бЗ
Проволока! n)CTtf&52-7g

П р и м е ч а н и е

Ленца nownoacHOff ДМ5 TH3S-5333'~fl5 • 
Таблица выбора крепежных патёроалоб

г д г о р п д

1по месту

Крепление ролика по бетонным и кир
пичным основаниям с помощью кап
ронового дюбеле

Крепление ролика по 
с а т а н у  г в о з д е м

Ти
п

ро
л

и
ка

4iС« '
? о
i j
~ §

П р о в о л о ч н а я

спираль Д ю б е л ь  к а п р о н о в ы й
ЫуруАпоЗереБу З о к р е м о э . 4 Г в о з д ь

flfofcu-
л о к а
Ф1пт

Ы у р у п ,гт
ДюбельЦ/рул,

пп

кипа?:ьера.
«И

byfcufd
гем̂рм?
пп

Ыурул,
пп

Ш у р у п ,МП
Хоопе*? sesjai£ 
Зурн с»в

tSffпг

Щ г.5 T i l
Ш

5*о О 5553 5*40 3 35 5*45 5 * 4  о 5.5/f?
Р П - 6 4*5 5*70 5573 5*50 б 35 3*50 5*45 45

1 ф е п Л £ н и е  р о л и к е  с п е ц и а л ь н ы м  з а с р е -  
п о м  к  с у х о й  ш т у к а т у р г с

Указания по монтажу
I  Д л я  з о г р е п л е к и л  ро л и к о в  с  п о м о щ ь ю  б ю б е л е О  с л е д у е т »

4  п р о с в е р л и ть  6  о с н о в а н и и  гн е з д о  б и а п е т р о п  и  гл уб и н о й  в о о г а в » с *а « » е ,
(} встсвить дюбель 5 гнездо с незримом от риси;
| } л е г с и т  удеропи п о л о т к о #н г  д о п ус к а ! деф орм ации З к б г л ^ д о а е й к  ггозапайш цо гс  
?)прспуспи6 ш у р у п  & о т в е р с т и е р о л и к а ,в с т а в и т ь  е г о  £  д ю б е л ь ;

I  Креоление р а ш к о в  по еаноннь-м  осно вани ем  п р о и з в о д и т е  по тщ а те л ьн о  р р з п гч е н н о д  » ,г  

ЭлерфропроБобни с  ук азан ие м  п е ь а а  цоэ(гдог0 ролика,стярозсь я г допускать повторного креплен и - ,  

i t f a  ш ур^1  н а б и в а е т е *  перевгм чнея проволока М п п  n e j d y  н и т о к  н е р е з к и . Конц ы  провсиоки 
с к р у ч и в а ю т с я  с п и р а л ь ю  б л е с ц е т е н ц *  с  б е т о н а м . В г н е э б е  с п и р а л ь  с ш у р у п о п  о с *  
т о в л я ю т  d o  з а т в е р д е н и я  б е т о н н о й  с м е с и .З о т е м  ш у р у п  в ы в и н ч и в а е т с я  и  к р е 
п и т с я  р о л и г .РазЬртразоррепа/поз.-} .

— --г— I г^ ~  •®/'ина шУРУп°о c®oe»fe»«nSyen «решение роликв по неоитусодуренннп поверхностям.По ошяукатуренноЗ
I  X kp*Hae,nu бшнс шурупов дсм#на быть увеличена на толщину штукатурки.

л Л ^ У \  Спецификация бона но одно закрепление. -__________'

S g LO ffig,
ш

Ш е * е р  
 ̂контр.

К т ы г и н
g g p e m o e

Эеялянск о »
S f f e f t g A ,

& & с в .

^ г ±

5 .lQ l-1 5 3 J-5 f

Зйектропрободки на роликах, 
крепление роликпБ к основа*

Й ? ^ Е П И Я Я 1 5 В 5 И Н Д

нилп. С Е Й Ь Ш Е Р Г Ш Р Ц Е К Г



Вязка провода- креста# с  холгу/по#

Зязка провода креста#

Вязка провода яолаваниАхлоридиь/та ма/ьцата

6

1 *
Паз. Наименование Кол. примечание

/. Лоабодм /гегйст езгз - 79 по проекту
г РашкРЛбУХЛгтУ-7S7.008-84 Г
3 Лаоаолоха / rvcrfSg92-70 в - 200мм* Лета Л8-М  ГОСТ/ 7677- ?г дав места
в Кольцо лоливинилхлоаидмап

'ШгтагтаФр№
пВт.гостт-зч-зг

6 ЛаеЗадЛРАН ТУf6-SDS. 6Ю-74 S 1

7 Шпагат

3

1
Указами* ла мантаясу

}.Иравади npuSnstfВат хроликам мягкой стшшай оцихковаххой 
перевязочной проволокой ф /мм.
2./1равада вмосп вязко к ролику оврать/вс/от в  2слоя прореза- 
немой или поливинилхлоридной изоляционной лептой во извелся•
0 3  побргясВения изоляции правоВа.

SJpoBada к лромсЯсутачншроликам Ведут ся крестом, а  к  
у  зло3мм- крестам с  гамутим..

4jf* vepreycs вязка Зля нитднасти показана ославленной.
В" у.вромарситочние кропление проведав сечением 2>вОбммг возмах:на 
 ̂ такясе ватлняпгь с пимоецьта аоливинилхлориВнь/х колец.

Кольца нарезается аз поливинилхлоридной грудки ф 40 лк, с  
толщиной стопки // fpp/пм по ГОСТ №03 -̂82, Для вязко прово
да кольцами лаЗмотки изслет/ не тредуется. 

б.ЦроВад марки ЛРряпривязывают к роликам шпагатам.

$ * 4 0 7 -  / S 3 . { -  5 1

УетронроооВки на ропаках 
Вязка проводов к роликам

11

Л и с г \  Л и с то в
р - Г7 Z

СЕШНЕРШРСЕКГ



л
П а з . Н а и м е н о в а н и е К о л . П р и м е ч а н и е

i П р о б о д а л а  г о с т е з г з - 7 9
у т о ч н я е т с я  
л о  п р о е к т у? П р о б о й / л а  1 х е ,5  г о с т е з е з - 7 9

3 . Р о л и к  Р Л 5  ь ш  т а  1 е - 7 5 7 . Ш - * 4 Л

к Ш у р у п  f 6 * 5 0  Г р С ? * ^ Ц . 3 0 f

5 , П р о в о л о к а  f  ГОСТ 3 5 5 5 5 - 7 0 £ * 2 0 0  м п

6 . Трд 6еП Т а  3 4 . ( O S ,  fSSS-tS г 1 п о  м е с т у

X Aenft>a И В * ( 0  ГОСТ 1 7 Й И  - 7 2  ' " * ]

- Й . В ы к л ю ч а т е л ь п р и н и м а е т с я
п о

п р о е к т у9 . ' Р о з е т к а  ш т е п с е л ь н а я '

У к а з а н и я  п о  м о н т а ж у

i  С о е д и н е н и е  npo§oda§ при о т $ е т 5 л е м и я я  § ы г а м н я е т с я  е  п о м о щ ь ю  я г о д 

н о й  с Ё а р к и  к л е щ а м и  ш и  д р у г и м  с п о с о б о м .

г. О т б е т  бдения больны  бы полняться б м еста®  креп ления л р о б о б о б  
к р о л и к а м .

j  Дополни т е л ь н а я  и з о л я ц и я  пробод а §  м е е т а л  ofccoda осуществля
е т с я  резиновой полутвердой и л и  папизм о р б и н и л о б о й  т р у б к о й . 

К р е пл ен ие т р у б о к  с м . л и с т  28

Крепление р о л и к о в  способы 8 лзки п р о б о З о б  к  р о л и  к а м  
с м . л и с т ы  51,32
К р е п л е н и е  р о з е т с и  и  в ы к л ю ч а т е л я  е м .л и с т  вз

Hgv.omd
Ш

Кнлы аин
Д а р е ч к о £

5 .  J l O  7 — f  5 3 Д — 5 3

Э л ек тро про вод ки  н и  р о л и  к а я .  
У с т а н о в к а  в ы к л ю ч а т е л е й  
и  р о з е т о к

fircdus Лист Листоб
Р

С Ш З Н Е Р Г О П Р Е Й Т
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да
та
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ам

. ш
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Таблица /
бо/бор азезоrepoS, терто б, 
Якорей а роз у  я корей

Оётм
tpsSek,

Щ№Т9р,
таз

Ям/* it 
mpxopa 
ф, мм

щерАш
р, мм

Ц T<f42 72 7,0

6 тч>-п 72 W

/ а T V -n 72 7Д

iв T<P-<t 12 / .гш

2$ W -fe 76 Ш /.i

ЗУ ТФ -fS 76 * л ш

Табзаца 2
Расстояния„ / \  6 ту В у течкам
кретаая шщщемн&х оуезоребаамш, 
штазшебш /роёоВоб

СжеУш/ш-
хяйлртдзб

Ззлутмшджтш '̂ЗмлсШме лааОеЗиЗ 3 мм1
f 6 70 WsW-st

72 ШАХАМ зз- ГШ<*М ШТЛИ шеаш/я 2 2 2 ? ,у \з
МОШЗЯМШ «е ТЗЯа хм <тя#79с/ел4ми ш мсрсгми

б 6 72 72 г 26

ЗщтмметзерырЗлм *70 1700

ш

Воз. р/иимемсВсние Воз. Лринечакас

1 ЛрсЗсЗ АП В 3 (/’ б/ГОСГС323-79 ло зроелгу
2 . Uxtircp РР -/2  ГОСТ Z356- 7S 1
3 Якорь 1
4 Лезуяхоо* 4
S ЛиоВозола 7ГОС Г /У692- 70 А -200

Указания ## ятозггсеьур

г лл ляАх/лря* аахлгцащгкяа/хаяоххрооомхжяроооооо о сельского- 
Зхистбе/я/ых рр/азбедстбсяаыхлзае'Ц&гаяхЗоаусхогтая //а Si/соте Я4бм от зола. 
Даммзе требодшша яе раслрострааяетея ма служа к былзтатезяа, штел- 
сшмшрозетка*, яускобсм еллсрагаз! а /я. я.
£Россте яяая я/е/рВу точкам кроткая е осям //езащащекк&х озо/аробам- 
ммх лрзбаЗоб да азезяторах Вззусмы быть яе бозее ярабеЗектх б/абзаце 2. 
Збрешеиое оЗштсрзб#а хр/йках, /апрях о яхорях осуществляется яра до* 
хтощо демьхобого ошехха4лролатаммего озароа с терть/м сурохо/t /яра 
Wot деяшбш Всаохмоат Возяехы быть обнатамь/ стерясма а торцы хр/акоВ 
а то. ,4 азолятеры язётрлутыяа Всш бзику резьбы/, a тохуье с яомщьа 
СхВотз/ВоАО/цах состаВоВ.
еМзштерьг В утзсх лохыцеааа устокоблабатся корасстоянии от дотол- 

. ло£аза с/еетрмшстел, раЗхом /4У-2храТнаи бь/соге изолятора; 
ма тохок уарасстоянии от дрохоЗоЗчерез етшустебзоВатя/шщ&е аеттсры. 
5. бри лересетеноа туВу собой местщищектх иширобшмых яроВзВоб, грз- 
Аоктахларасстояниях сбоя от Зрутш немее лриВеВеккь/х 3 табзоце 2 
Взя киабслза/ао сеиемия лересехаясрхся змий, ми я&кВь/о аз лробоВоВ б  
зВмой ш лересехи/ощахся /амий Возуьно быть А/аЗето и залродлеА/а So избе&с- 
миелершщемшА>ерсере;аммы аесляциомкая трубка /обо яроВдЗи оВкой аз 
замай доз#яо/б/хтз зш*:&я £ ScpssBy £ азозяцаомяш /орубхах. 
уМтВетблеяае яроВоосб бшзлляется бз/естах хреязения к иоозягоразг.

— 1 1
5,7/07- /S 3J-1 SH__

-Мич.отЗ.Казб/гим I  ̂ £> - Сгибам/о с г /lt/С ГС £гая /уАсЛТрОДПОООЗАО 50 Я /
аза-
ЖЕЖ

\$е&ЗГм:*Х\ f~ SJbfr-
JCrpe&**f>£&-\ ..

шляторат* 0$Дой£аЗ. СбЛЬЗНЕРГВПРОЕКГ
ч



УстроистЁо спуска к
выключателю

ш

Рог. Наименование Хил. Дрияеаахио

1 ПоовадАПВ ф*б}ГОСТ6323-1$ ВО jpeeary
г Шачтау ТФ-12 ГОСТ 2366-79 {
3 8ыитител&пихетяыйр82‘/6Ш/676 / Ti/S-6tL&f-86

ц ТмЫ ГУ38./0S. f831,8» 2по нести
6 Яровалоха fГОСТ TS892- 70 22200
6 /!pa6a3M2f/<2,S)rDCJ6323-79 по non emu

Указам* до /иамтодсу
/. Соединение приводов при ответвлениях выполняется спояещш холодной 
сверни клещаяа иле другим способен.
Z. Ответвлена* волусн* вбмелнятш в пестах нреплени* /роводовк изолятора#, 
з.Дополнительна* взвляцеяпробпдо внестйг одгеда осуществляется резиновой 
полутвердой ши поливинилхлоридной трудной.
9.8 сиры*, оcnSo сир а*пин ещеняях с целен долшотелшй изоляции проводов на 
вводе в вымогателе. провод ни всея тратяусении от лес га ответвления 
до ввода $ вымоиатело про&аЗываетс* в изоляционной тру дне /пав, к).

крепление изо ах тиров, слотов* вязни проводов х изолятора* см. ласти 37,58

Дианегр трудна /лоз. й) выдираете* ли гадлице наста 
Расстояний Див /ринияанпс* по таблице наста 54

Уот.огЙ.
5407-753.1-35

Ху лиги*
У0рЛУ*6г

ГЗЗ-ИУУ Ъ.&И/ЦцШ ?ФЁЯ

?лех троордвоЗхи на изш - 
торах. Установка выштиаш 
Устройство ответвлений

СгаЗия\/*сг j/fi/craT
X

С ЕЛ Ь З Н Е Р ГО П Р С ЕК Т



Зь
/л

.

Проход незащищенными изолированными пробобоми 
из сырого помещено* £ другое сырое

Si
Лоз. Наименование Кол. Примечание

г Проводи ef/sS) ГОСТ6523-13 по проекту
9 изолятор 7Фд2Т0сТ £366-13 1
3 Втулка В fOcTtS&li-TS В  длв с ы р ы х

к Трубка Т У З ^  ЙЗ*-# ■ ino м есту
S flpoStMORti f  fDLTl5i3S~lO г а г  00
€ ИентаЛЗ-JO ГОСНШ-?? 8 по мести
1 Втулка &3,*Г&Т13а?4-7* f

> Ролик РПбаалг т-Т57:003-г4

У к а з а н и я  по пснтаэгу

i  P p a i o d ч е р е з  с т е н ы  н е з а щ и щ е н н ы х  и з о л и р о в а н н ы х  л р о в о д о б  в ы п о л н я е т с я  £  
н е р а з р е з а н н ы х  и з о л я ц и о н н ы х  л м у т & е р б ы х  т р у б к а х , к о т о р ы е  б ш # н ы  бьнвь и к ш у о в а н ы  

8  с у х и х  п о м е щ е н и я х  и д О Л и р у ю щ и п и  1 ъ у л £ с ( п и  B ? R t c t  8  с ы р ы х  и  п р и  l u x o d e  н а р у 

ш у -  в т у л к а м и  в .
г  П р и  п р о х о д е  п р о х о д о в  и з  о д н о г о  с у х о г о  п о м е щ е н и я ^  д р у г о е  S e e  п р о в о д а  о д н о й  

л и н и и  Ш 1у е г о е п )с з  л р о ^ а З ы £ с ( Ф ь  £  о д н о й  и з о л я ц и о н н о й  т р у б к е .
3  Я р и  п р о х о д е  п р о в о д о в  и з  с у х о г о  п о м е щ е н и я  £  с ы р о е ,и з  с ы р о г о  п о м е щ е н и я  §  

З р у г о е  c h j p a e  и фи в ы в о д е  и з  п о м е щ е н и я  н а р у ш у  к а ж д ы й  п р о в о д  З о л о ч е н  п р о к л а 

д ы в а т ь с я  £  о т е л ь н о й  и з с и я ц и а н н о й  т р у б к е .

4 . П р и  П р о х о д е  ф с £ о б о £  6  с ы р о е  п о п е ч е н и е  с  и н о й  / п е г - п е р а т у р о й  в л а ж н о с т ь ю  

и  т . я .  в т у л к и  З е л е н ы  б ы т ь  з а л и т ы  с  о б е и х  с т о р о н  и з о л и р у ю щ и м  к о м п а у н д о м .

4  П р и  о ы х о с е  п р о  S o d  о  5  и з  с у х о г б  п о м е щ е н и я  £  с ы р о е  и л и  н а р у ш у  з н а н и я  

с о е д и н е н и я  п р о в о д о в  б е л е н ы  в ы п о л н я т ь с я  6  с у х о м  п о м е щ ё н и и .

Спецификация (бона «а устройство одного прохода.
~ г

Г  Г "Ч -

ГИП Яасечло 7<№-

Земляксказ
Хсгречкоa s

—

S M  - т . 1 - 3 б

Злектропрободпи нс* 
изоляторах. Устройство 
проходов

С т а Л м  Л и с т / и с т  о б
Р __

таьжЕРгвпнткт

<



\
К р е п л е н и е  и з о л я т о р о в  н о  с к е б е  п о  
б е т о н н ы м  о с н о в а н и я м

' 1 Y/,v*/* /У>//////*/-‘

АФ.Ф А, * »  \ « С )  д о I .toe I  t ea

К р е п л е н и е  и з о л я т о р а  н о  
д е р е в я н н о м  о с н о в а н и и

кр е п л е н и е  и з о л я т о р а  н а  
б е т о н н о м  о с н о в а н и и

Крепление якорей и под скорей па бетонным 
основаниям

Л
ы. Н а и м е н о в а н и е Кол. П р и л е ч е н и е

4 и з о л я т о р  Т Ф - t f  Г О С Т  2 3 6 5 - 1 3 4
г К р ю с 4 -

3 К р ю к  ... - 4 « л .у ю з с н и я  по 
м а н о в з д  я. 2h Я к о р ь 4

5 Л о л у я к о р ь 4
Ь С к о б а 4

О к а з а н и я  п о  м о н т а ж у

1 i£no eo 6bi к р е г и е н и я  и з о л я т о р о в  оп ре д е л я ю тся  к о н к р е т н ы м  п р о е к т о м .
2. П р и м е н е н и е  я к о р е й  с п о л у я к о р я п и  п р и в е д е н о  для с л у ч а е в  р е к о н с т р у к ц и и  

i с у щ е с т в у ю щ и х  п р о в о д о к .
3. К р е п л е н и е  к р ю к о в  к  б е т о н н ы м  и  к и р ш ч н ь т  о с н о в а н и я м  о с у щ е с т в л я е т с я

с помощью ц е п е йтна-песчанного раствора.

С п е ц и ф и к а ц и я  д а н а  н а  о д н о  з а  к р е п л е н и е

Htftomd Кчлыгин M L -
/НА ХаоечпS\

Цнхенё?Землям rm я щ .
Н.мнтр. Хоречка WL

5.ltn-153.h3?
З л е к тр о п р о в о З к и  н а  и з о л я то 
р а х .  К р е п л е н и е  и з о л я то р о в ПЕЛЬЗНЕРГ Of] P0EKT
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Лоз. Йаименсбаниг Кол П р и м е ч а н и е

i 0po6od̂ nB4*ff Г 0 С Т 5 Э г Э - 7 9 по проекту
2 изолятор V P 4 2  Г 0 С Т 2 3 6 $ ~ 1 8 i

3 П е с б с д о к с К С С Г  * 5 3 9 2 - 7 0 г * * з о й

* Д е н т а  Л В - Ш  ГОСТ < 7 « П - 7 2 t a o  м е е т у

В ы б о р  А ш п е т р а  л р о б о л о к ц .

Вязка. проб odd
ft иЗОДЯтороп 

на берслиьельноп участке

О к а з а н и е  п о  ' « p H m d f l i c y

1  Я р о б о & з  л р г ё я з и б а г а т  f t  и з о л я т о р а м  м я г к о и  с т а л ь н о й  о ц ц н к о б с ж -  

н о й  п е р е в я з о ч н о й  п р б о с и о к о и  Ф4+<Л  м « .

г .  D p o fe o d e i £  п е е г п е  б я з к и  п и з о л я т о р у  о б п е т ы б а к м )  £  2 с а о я  п р о р е з и 

н е н н о й  и д и  л о л и б и н и д а л о р и З н а й  и З О Л Я ц и д н н о й  Л е н т о й  S o  u d b e o j f d n u e  
п о б р е х с З е н и я  и з о л я ц и и  o p b S o d d .

з .  Д л я  к а н у е б о й  б я з к и  о З н о п р о б о д о ч н о г о  п р о б о й д  п о  м е с т у  с н и н е е т с л  

с л о й  и з о л я ц и и  и  е о н е ц  п р о б о З д  н о б и б а е т е я  н е  о ч и щ е н н о е  о т  и з о 

л я ц и и  м е с т о  6 - 3  р а з  с  п о с л е д у ю щ е й  т щ а т е л ь н о й  и з о л я ц и е й  о г о л е н 

н ы х  ч е с т е й  п р о б о р е  п р о р е з и н е н н о й  ш и  п о л и б и н ш я л о р и З н о й  и з о л я ц и о н н о й  

л е н т о й .

U .  П р о б о й  н о  я р о п е ф у т е ч н ы л  и з о л я т о р а х  д о л ж н ы  б и т ь  у л о ж е н ы  н е  

ш е й к а х  л и б о  н е  г о д а б к е * . н е  з г л с б б 1л ~ т о л ь й О  н а  ш е й к а х .

5 . П р и  п р о ы е д и В  п р о б о З а  н а  б е р а и к е л ь н о м  у ч а с т к е  т р а с с ы  п р о б о й  

п р и б я з ы б е ю т  к  ш е й к е  и з о л я т о р е  З б о й м о й  п е т л е й .

« л *
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Обнос а ойкая прокладка 
проводов и кабелей с  
зазором

Ь о о о о о п г П
u 4 £

Однослойная прокладка  
проводов и  кабелей без 
зо зо р а я

JxpOQOQQOQQĈ

П рокладка п р о в о д о в  и  
к а б е л е й  пучкам и *

Ht С Введением коэффициентов сниж ения т оковы х 
нагрузок.

В с  оотёетстёои с конкреткЫм проентомг асуществ- 
ля ют комплектацию и прокладки линии лотков. £  
зависимости от ииаметра. ирадиуса изгиба проводов 
и кобелей определяют типЬ/ прялгЫх и угловЬ/х секций 
и других элементов для установки лотков.

При эт ом  следует  исполЬзоВот Ь типовую дону мен* 
т ацию  на изделия иузлЫ  инж енерного оборудования  
зданий, р о с  прост  р он я ем у ю  ДгктролЬнЬ/м институтом  
типа Вое о  проект ирования.

С ери я  S .4 0 7 - 4B  „ П рокладка кабелей и про* 
ё о д о б  на лотках типа. HJ1'

Вbт уск 0. .Материалы для проект ирования. 
ВЬтуск /. Рабочие черт еж а  
ВЬшусл В. Чертежей изделий.

ж
Электропроводки на лотках рекомендуется применять преиму

щественно в кабелЬнЫх сооружениях, электро-производ
ственных помещениях Вам прокладки В них проб од с В и небро- 
кироВаннд/х кабелей н а  напряжение до 0 0 0 3  и сечением

^В номенклатуру лоткоВ Входят готоВЫе для сборки элементы, 
обеспечиВающие создание трассЬ/с необходимыми поворотами 
и развет влениями ё  горизонтальной и  Вертикальной плос
кост ях t/юямЫе оугловЬ/е секции, переходны е и  шарнир
ные соединители, просримЫ, держатели подвески.

Мотни устанавливают на сборкЫх нооелЬнЬ/х конст рук
ция щ зл сменm ax строителинЫ х и  т ехнологических кон
ст рукций и  п од веск а х .

Высота расположения лотков В  кабелЬнЫх сооруж е
ниях и электро помещ ениях н е  нормируется.

менее В мот пола ши площадки обслуживания; 
г. о помещениях с повышенной опасностью и особо опаснЬ/х 
на высоте не менее е,вм. _ _

в местах еде Возможны механические повреждения проводов и 
кобелей их ограждают.
Расстояния между опорными конструкциями, на ноторЫе 
клобывают лотки не должны превЬ/шато Эм.

оводови  кабелей ручном  и  диаметр пучка не
уклас________

Ври прокладке
долж ен бд/тЬ более РООмм.

Пучки проводов и  кабелей долЖкЬ/ крепиться к  лот ком  
м онт аж ной лент ой М . Расст ояние м еж ду бандож ом и

6 местах поворота mpcecbf крепление про водо в  и кабе
лей должно производиться до и после поворота на расстоя
нии не более 0,бм.
Для снижения допустимо §х длителЬнЫх токовд/х нагрузок 
при прокладке проводов и кабелей следует, в  соответствии 
сразоелом 13 ПУЗ, примемя/пЬ попровочнб/е коэффициенты, 
учитывающие плотностд укладки проводов и кабелей 
на лотках.

чш т ш ш ш шит
гш т ш ш ж ш яь

'а р е ч к а

3.407-/53./-59
Электропроводки на 

лотках.
Общие указания.

СтаЗалХЛасл! Л/стоБ
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£ч>

ГС7Гs

Наименование

Угловая секция 

Вариант /

Угловая секция 
Вариант 2

Тройникавая секция 
Вариант /

Эскиз
. .т е .

j n i H l l L l l
= цзоо sis№

Секции* 
юямаяНА20-Р2УЗ 

НМО-Л2УЭ
угловая 

Рл-УШЗ
Держатель 

ра-ДУЗ

гооо
т г т г ITI1

_ / "  ^
Е гое

— 4 —И 900
. 2000 ш

Тройниловая секция 
Вариант 2

Травниковая секция 
Вариант 3

Ни Sop Элементов

Секции:

Н А  90’ Л2У З  

угловая
Hsf-yPSSJ 

Держатель 
РЛ-АУЗ

Секции*
М40-П2УЗ-, 

угловая НЛ-У4УУЗ, 
РХ-УЗУУЗ.

Держатель 
РА-АУЗ 

СекциигряяазшО’Лгуз. НА20' я гУЗ НЛ40-Л2УЗ 
угловая НА-У У ЗУ3 
Держатель 

НА-ДУЗ
С е к ц и и * /ря»а* HAW-пгУЗ

ш г о - л е у з
Н А 40- Л 2У З  

угловая 
РА-УУЗУЗ 

Держатель 
Н А -Д У Э

Н а и м е н о в а н и е

Тройниковая секция 
Вариант Ф

Крестообразная
секция
Вариант J  :

Креста образна я  

секция 
. Вариант 2

Переходная секция 
Вариант /  ,

Переходная секция 
Вариант. 2

Эскиз

t 4 -
-IOOO 
— -X

С
1§ jog^

—11

4000

на Аистах ¥ и 2 конструкции 
совирФогся на канта ус но- заготовительных участках 
из стиндартнь/х Элементов, выпускаемых заводами 
Главэлектро/зонтажа А1инмонгаЖспеце троя:
/айнским, Куйбышевским, Курганским,

Ш&ягЗ.
ГИЛ

Ш^уГ

Х&б/И’Н < 
н̂ расЫЬ

У '
#*№&.XceettfiO 4^Ь

Кабор
элементов

Секции: 
прямая 
НА/О-ЛгУЗ; 
угловая 
ЯА-УШЗ 

Держатель 
НА-ДУЗ
Секции •*

~ууремия 
у/20- /72УЗ; 
угловая 
РА-УЧУ УЗ 
Держатель 
Рв-дуз
Секции* 
прямая 
НА40-Л2УЗ; 
угловая 
РА-УУбУЗ, 
Держатель 
НА-ДУЗ -

Секция 
прямая 
НА2Л-л2 УЗ, 
РА40- Л2УЗ. 

Соединитель 
лереходнь/и 
РА-СРУЗ

J

У 4 0 7 -/ 3 3 J - у
ЭАектроаробадни 

н а  А о т к а х ,

Варианта/ ЗАементов 
- трасс_____ _

Qv2<j*\ Аист
3

л

С б Л Ь Э Н Е Р П З П Р А Е К Т
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5 г

Наименование

Конструкция с
<?6уг*)9 ЛОАКЗПи

Крсн^тейн с 
сЗиоа полкой

МонстрикциЯ е 
дбунЯ ЛОАКОМи

О^абат

Эскиз

МО-воО

г&о.-лоо

Конструкция для 
соединения 
прямые секций 
нл5-пгуз.нл<о-пау5
Конструкция 

для крепления 
лоткоб НИ5-ПаУЗ, 
НЛ(0-П2У5 к конструк
ции «цитЗ (ЦСУ)

Набор
элемент*©

Уголок 
50*50*5 

ГОСТ 4509-35 
Полоса А*30 
ГОСТ «3-75

шбел/ер 
УГЭ* к 53 УЗ 
Полоса 

ЬСЗК Л56УЗ

Полоса
«Оншаосндя

Kf06

Наипепобание

Встабка
угло&ся

Кснстру кци я для 
горизонта At ной 
прокладки логг.коо. 

В а р и а н т  4

Конструкция для 
горизонтом ьной 
прокладки лоткоб. 

Вариант 2 '

Конструкция 
для вертикальной 
прокладки лотко&

Кронштейн с
одной полкой

Эс*?из

soo\lk р о )

ГбВя^ЗУ

г4й Ш

амияоя

1SQ_

Набор
злементсЬ

* Секция
п р я н а  Я
нлгс-лгУЗ;
нл^о-лгзз.

Соединитель
пгреэссдньи

нл-слуз
ыприка
кабельная

?«М50-ЛИ55
Полка

KU60-fffl63

Стойка 
кабельная 

К  1150
Полка
мибо-кяез

Профиль 
понт a ofe ныи 
1- образный

Держатель
Н4-ДУЗ
Уголок 
50*50*5 

ГОСТ Я 50$-Я 6 
Полоса 4*30 
ГОСТ ГО 3-75

5 . 4 0 7 - 1 5 3 / - 4 / ЛоЫТ)



Vt
b 

у 
За

ма
 УЗ

ГЧ
Я-С

/*’£
У^

V
$
*5

Для зашиты от механическихповреждений прсбада /парок АЛ ВДВ/, 
АПРНг ГРИг flpTD t̂ £ДРГО могут прокладываться £ пластмассовых 
{лалсбихвала аридных -  П бХ и полизтихенооп/х -  ЛЭ J  трубах, 
используемых Взамен стсгльных-

ЛВ* трусы допускается применять для открытых а скрытых 
Злек/грограбосок, о полизтиленоВыг - тальке для скрытых па 
несгсраеть/м осясВсниям /см . ласт Д  4J. - - *

При скрытой элехпрохрсВодке глубина бирсид вод прокладку 
вруб, с  тск&е гнезд £  лвдг под установку ответвительных о 
прзтрЖчых KspoDox, истсшавзчяых изделий утопленного то
ле, должно быть спреезлено с  учетом толщины штчкотцрного 
ши ебчице Вечного слоев f  err. листа)} 7

Л Exа Язтрубы Волжы быть прокажены ниже труб отепление или 
горячего ЪеааснабЖ£*шя. Лри пересечение вбли ЛЗ труб стиле - 
н*:ми̂  трубима отопления и горячего Водоснабжения расстояние 
нежйу лергсекающиниеи трубите должно быте не не нее УО*„ 
о согти.

Облавы препятствий ни горизонтальных участках прокладки 
еруб не должны создадите овзмаЖнести скопления блоги(васяные меи/ки!.

бро соединении пластмассовых труб муртами концы труб должны 
плекно прзшегате л соединительной бурте а лолностьнт запинать 
трубнунг часть ее. ,

Се единение и ответвление проводов, нре&аднваемых о пластмас
совых трибах, должно производиться о хеарСяах ши ящиках. Сое
динение проводов непосредственно о трубах не Допускается.

Диаметр ллостмассоВыг труб яри ярославке о них нескольких 
пробсЗоб должен, Зля обеспечения легкого затягивания проводов и 
гимены их, соответствовать числу и диаметру прокладываемых 
проводов. 3 if бор диаметра пластмассовых труб £ за
висимости от числа и сечения прокладываемых проба -  
Зо£ см. на листах нб^б. -

Радиусы изгиба пластмассовых трио при прокладке £  
у  их проводов должны быть не менее;

для Л8Х труб- 4-кратного наружного диаметре труды при от- . 
крытой прокладке труб диаметрам до 63мм Включительно;

для ПЗ труб’  fQ-кратного наружного диаметра труды -  яра 
прокладке о фундаментах / как исключение допускается '  
а-кратный диаметр); В-кратный -  при прокладке £  под
лодке пола. . ■

Для ебеспечения Свободного затягивания проводов о 
трубе* расстояние между протяжными и соединительными 
коробками не должно продышать указанного В таблице 

Длсстмассодыс трубы, не Введенные В коробки и корпуса 
аопаратоВ и приборов, должны оконцоВь/Ваться изолиру
ющими Втулками Оли Воронками.

Соединение пластмасс о Вах труб с коробками 
см. лист 49 -

Заземление электрических установок при устройстве

а .

58

проводок В  пластмассовых трубах см .  лист Рб 
В настоящем разделе приведены основные требования и чер -  

межи по прокладке прободав В пластмассовых труби* В  от 
крытых и Скрытых электропроВадках - 

Детали трубных заготовок, Элементы крепления труб к конст
рукциям, чертежи изделий и т.п. необходимо смотреть В дейст
вующей топ обой документации на изделия а узлы, распро
страняемой Центральным институтом типового проект о -

б  $07-129, . ДроклаЗка рровадоб в  поливинилхлоридных fp B x ) 
трубах в  производственных помещениях*
Выпуск О. Материалы проектирования.
Выпуск /. Чертежа монтажные.

Чертежа изделии.
бЛ0Ъ13в „  /?ро кладка проводов и кабеле й В  полиэтилено

вых трубах В производственных поме
щениях. т
выпуск О. Материалы для проектирования. 
Выпуск /  Чертежа монтажные.

Чертежа изделии.

\  ■

x M3l

/ fa r .  t f

/С у л ы г и м
л и а е н х о  .

В ч г я ч З с & з Щ и Ш___ и к р .

& * * * tn . Ш # А « £ *

$ ш ~ т ш

Пробйдки 8  л/ас/77 ■
м ассовы х т рубах

СтЗищ Лист \/истод
~ 7 ? _____ J  71^
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Таблица
Усло&иЯ Применения ллостпасеобысс 
т р у б  для защиты электропроводок

«Гарастерос ти  ка 
помещения 

’ и среды

Условия
проклад

ки

Трубы ПБХ, 
ТУ 6-«-«5-83

Трубы вЗ, 
Г0£Г*Я59МЭ

По нггсСръ
етым труд
на сёсрае-
,ЧЬгП ССНО-
С-энияп

По сгора
емым 
основа- 
rlvrtM*

По несго- 
pqenun 
основа

ниям

1 Сухие
открыто + — —..

скрыто 4 - - ь +

я. Влажные открыто + —

скрыто + ' -н

„ **■ я. Сырые
открыто + ' —

скрыто 4 - н - . +

к. Особо сы ры е
открыто + ■ ■ ; —

скры то + + 4 -
5. Особо сырые 
с химически а к 
тивной средой «к

открыто —  -

скрыто 4 - ; +  ='■ — • '

б Пыльные
t

открыто + — : —

скры то 4 - +  •

7. Пожароопасные открыто 
и скрыто .. —  ■ ■ —

Л. взрывоопасные открыта 
и скрыто • —  . —  ■

. +*—„разрешается ч запрещается"
*  Скрытия прокладка' £ ПВХ трубах допускается при условии проклад

ки труб по одою лист о бог о-асбеста толщиной не менее Зпм или 
намёту штукатурки толщиной не менее 5 пт,вь>с ту поющих с поз 
бой-стороны трубы на ГОмм, е последующим заштукатурибанием 
трубы слоем толщиной не менее 1 0 мм.
* * В  о $ ш о о т н о 8 а д ч е с ^ а  д о п у щ е н и я х  п р о к л а д к а  л р о & о д а ё  I  п л а с т  -  
массовых трубах запрещается.

Т а б л и ц а
П о д б о р  т р у б  д л я  с т ы к о в к и

Трубы
О в Х 1

Т 3 6 Н 9 - Л 5 - 8 3
П Э

Г О С Т  # 5 5 9 - 3 3
Б о д о г о я о п р о Б а д н  а  я

■ г о с т  з г е э -75
Элеклпрас В а р и о »  

Г О С Т  Ю 7 0 Л - Т 5

Д и а м е т р ,  м м Д и а м е т р ,  м м У с л о в т л }
п р о д е в .

Д и а м е т р ,  м я Д и а м е т р ,  п м

ггв__х б н ч т р г и , н а г *  з е к . X*за%.5

н а о ч з г н . б н ч т в , к а э д К * . в н ч т р .

05 г г 5 5 106 г о а е в » 1 8 8 5 218

з г з г 2 5 S5 3 3 5 г г  9
3 0 г < Л _
3 3 2 9

J t o 3 6 8 4 о Ик з г * г , з 3 6 7

s o к£.к 6 0 39. г ко И кг 4 5 Н
4 8 . - Й : -

По н астоящ ей  таблице следует выбирать: 
i  Стальные трубы для изготовления отрезков и колен, при помощи 

которых оконцовы Баются полиэтиленовые тм б ы  при выходе изс 
нарушу из пола ши «рун банен т а  nod оборудование, в т о п  числе 
при выходе £ кабельные каналы, приямки,*, 

г. Трубы из ПБХ,соединяемые со стальными .трубами, коленами 
или с ЛЭ трубам и  /сп. листы 4/JЦд )

Таблица
Минимальное расстояние месиву осями 

параллельно проложенных пласгг^аособых труб.

Н а р у ж 
н ы й

д и а м е т р
т р у б ы ,

п п

Р а с с т о я н и е  м е ж д у  о с я м  т р у б ,  м м

8  к о р о б к у

2 5 зг ко 5 0 гъ зг ко 50

гъ ко 4 5 5 0 5 5 . . 5 5 60 65 !  7 0

з г А 5 so 5 5 65 . 60 65 1 0  - • ю

ко 5 0 5 5  v 6 0 65 65 10 7 $ 7 5

5 0 5 5 6 5 6 5 10 7 0 10 7 5 S Q

г ~ ~
L ___
1

Кчлыгин . —1 гоо Хааечко
|Нсн-?р НаграЗо§с ;
1 ” 7

—[Л32Й5 S 0 E S J  £ 0 5

5 Л 0 ? Ч 5 № 3

Рекомендации по 
применению пласт
м ассовы х т р у б

н  I _ I 1 
СЕЛЬЖБРГОШШКГ

J
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Труба,
наружный 
duememp, . 

wn

ГС у срта 
со едини телъ- 

пая

Угол о в соединительный 
с углом- noSopoта

SO* J 135*

Коробка
протяжная

втулка
уплотнитель

ная

Свода креплен их
Хону тик Навладваоднолапво- . 

£аЯ
ббухлопво-

8 ая

. Назначение «зсУели*
Соединение 
труб о*Зино: 
* во&огб 
диаметра

- Поворот травеы 
про&обви & трубаов

Протяжка 
и ответвле
ние прободов 
и вобелей

Уплотнение 
ёёода S ВО7 . 
робку, аппа

рат
Крепление трубы в несущей конструкции

- ’■ Т и П
as -:' / уАгз щлз угзо’ухлЭ УЗвЭ УХЛЗ У2 1 2 У т  

у 31А ухлэ
У 232 УХА 3

кезз se
СО-27 92* '

&|Аг уг 
сд-е7зг С АЗ 7 У2

нт^|уг
*• -зг •; у ААР УХЛЗ угв 1 ухэ . УЗ&А УХЛЗ : V *гг5А у г 

со-злуг*
кйзуг
сд-з^аг САВВ У2

. Ао ":' • УАМ УХАЭ угзг ухаз . : У355 УХА 3 У273 УШ 
У275 УКАЗ

У2335ХАЭ — - : ЫАуг
сд-лзаг САЪ9У2 ит-гаг

50 уЦ г ихаъ : У233 УХАЗ У336 УХЛЗ ■ *1*592 : 
сд-Дваг НТ-АУ2

Грубо,
наруэнный *

Патрубок ПуерфО

Металл ору к о Б 
негер метич- 1 
н'ыи е а|5 уп
лотнением

вбоЭ/ '
. гибкий

Ввод гибкий некомплектный **.
Втулка

Коробка
om&emgu-
тельнае

Шланг . 
электромон- 

таэкный

Лусрта
Сёодная .*

Чуфта
трубная

duanemp,
nn

Назначение, utdeAue н . . . *
В&од трубы 
g коробку, 
аппарат

Соединение 
с патрубком 
или пегоалло- 
рукавоп

выполнение £&ода 
S электрад6 ие,агп ель 
или аппарат

Создание на песте пантаэка 
гибки;* ёёадоб необходимой :

| - 'длины "- .• * '
Овонцебаниг
пагт^эубка

Соединение 
и оя€»етбле- 
ние э̂ ил сече-. 
ни ем до U г\м

=- ' Т и  л
■ 25 у£7б УЗ гР-А цз . РЗ-ц-х-ш-ггаз КГ08ОУЗ— ШЭ«2 2 У2 -КЮХ2 УЗ ШЭМ 22Х -УТ2

«В гг уг 
to в га х-утр

ИТ 22 У2 
птггх -утг вргахлг кор-73; xop-iA

; зг ТР-5УЗ РЗ-Ц-Х -IU- 2553 иг ю33 уз -  шм зг уг 
кгойбуЗ шэмзгх-утг мвзгаг  

юв згх-угг птзгугПТ32Х-У7Р В зг уха г .
•Ао a  i n  УЗ . ТР-ШЗ . РЗЧИС-Ю-ЗвУЗ ВАЗ УХА 2 -• Л " —». ‘ ■ •••

■ 50 547* УЗ Rf056 уз шэлззуг
^70в7уз шэю зах-утг ЯВ35У2 - - ■ Г.8 35Х-УТ2 «г зз у г = >.М1» ЛЯ X? УТ2 . ., . -

; * изделия У * рел а £ эл е в m раno Hmaojta
Пппчаылтгпг о mOMOtet мам Яа& ял. плпЯпдпм Ш ? 4 5 5 t ¥ /
6  сталЬнЬ*& ■•• труа&ос &Ш?Цн избблия, припеняепые 

длк пантазка пласт- 
массоБыл труйГ:

Cnodiii Аист АмПпГНП Хаоечко ьТ а-
tiSiLBE-feapflggfaЧащ*

w• 1 ■ -■ 1
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Таблица
Выбор диаметра труб в  зависимости от /чарка/

Миагр̂ сс/льные 
прооода морок 
АПРТО и ПР70

Шырр 
сложности 
Прокладка

Одно жил ьныЕ провода 
марок АПВ П 61 , АРРТО 
а ПРТО, Ал PH

Сечеш
Жали.
мнг

Наружный диаметр 
трубы, мм

при кшичесмбе проб о Зоб б трубе

i г з  I * |5- 6 \7  8

я г

I*
I

сложности прокладки труды, зависящий от количества 
сочетания углов поборота трассы а ее длины.

При большем, чем указано в  таблице, количестве t/з  -  
гибав ши большей алане трассы, писледннзнз следует  
Велите на участки протяжными коробками.

Таблица

наибольш ая длина /786 
и полиэтиленовых т ру а меж ду 

прот яжными коробками
Количество 

изгибов трубы 
/SO */  по трассе

Длила трассы 
трубы,

М

Прямой участок 15

1 6 0

г 4 0

3 2 0

п  Таблица
Определение шшрра слорс^ост и  

прокладки /186 и полиэт иленовых т р уб

5*5
§хсX V«;
o&s
I p

Аснри/ура
ция трассы, 

трубы

Количество изгибов 
при углах 11

1 4

к’fSS

8 * *
90*-

-Ш *
/го°-

-ts a *
fs tr-tfc p
tf/20°- /SD’j

/
Прямая
трасса ... —  ■ ?S 6

SO в
г Шал ала 

два изгиба / 2 : — so s
30 в

3
Два или
три изгиба 2 3 /* д

40 A
so s
20 6

4 Три или четы
ре изгиба 3 4 /+ 3  шч 

2+2
20 6

Ж - в

Ш ? ~ /533-45
Выбор диаметра 
ПВХ т руб для про
кладка приводов

OraBwfi Лист AifCToS
P ?

СЕЛЬЗНЕРГОПРОВСГ
I A
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Таблица
Выбор диаметра ПЗ триб 6  зависимости от маркиг сечения и число прокладываемых г 

проводов кабелей
Многоусальнш 
прйбйоа морок 
АПРТ О и ЛРТО
Наружный
ъеМр/пру-

LL/Utpp
C/fOjfCHOCfnU
прокладки 

трубы
ЗН 3 Z

Одно#мльмй/е лооВода марок
А П в, ПВ!, АПРТО, ПРГа, АМПВ

Сече -  
мое 

$Ьаль/ 
мм

НсруХЬмш Вииметр трубы, 
MMt при каличестбе приро

да б  о трубе
i  J 3 A 7 в

fojfyjfcHtw 3*4- 
петр круош, мл, 
про кплачестЗе 
жил S кабеле

Робело мирок
АВЗГ, АП8Г, АПсЛГ

26

32
75

32
50
40

Ш
Ж _
32

50 I
40 Щ

Сече-
кое

жили,
мм

16

20

25

2,5

40

16

Wvpp
Сложности
прокладки

трубы

Нобели морок 
АВР Г  и АНРГ

Сече-
мое

Ясалы,
мм

ffapyjftHbttt 3<ta~
метр три5h/.мм 
про, чесгбе
Ясил 6 кобеле

XS

10

16

16 25

31

Ш
32

\*в
32 '
JO _
40

SO

Наибольшую длину полиэтиленовых т р уб  
реусду оротяусными коробками и определение 
ширра слорсности полиэтиленовых т руб  
см. Ласт У5

Рекомендации по выбору наружном диаметра 
труб см. лист r j

5 W -/ S 3 .W
Чес m3.Кальман М - выбор диаметра СгеЗай Ласт Лчстебrun Харечпо Р /Нал. еа УаглеЗзУа/ЫСлА ПЭ труб Зло прокладки 

проводов о кабелей ; СЕДЬЗйШШРОБКГ -
Хаоечхо̂ U &
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ид

а!

\
$

Соединение Ь ростру5

п
—

J -  X ~ Г
Трубы . * *

поли&имилж/оридмые fOOJ/

р ггг*  
— L

1

“ ■X \ *

ПарадныйЗисп̂ лр,
ди

?ОЛЬ|инС
МСнОС,

t

Бмут-#
pfiHHuU
аиемеп*
дв

Тип Н, мм

50 1.з | леХ
ТЪгт Ц пт'

25 15 22
32. *18 ш

1а 19 36.2

50 2.Х Х5,2

Соединение пусртои из ПвХ

L

Му<рты соедик и тельные (fiexj

Tbn
пиерты

^ т р у б
наружныпЗЬвЛетрск
-JOT

Ячзперы. пп

L 2 dr d

5*39 УХЛЗ 25 ISO S5 s is U
уХХоухдЗ 32 ISO SIS KS 325
З^МухАЗ Jo 150 £̂5 335 &2

У4*2ЧЫЭ so 150 53 « 5 515

63
----------— ----------------- 1-------

I'Zz

r c / -
h .d

« Э £ Л
П р и п е - c s H u s

i
H * /  > . - c - - { 3 - 2 ' 5 " 2 5

n o  r p o e e m y

i
2 - j n - m s - u  . . ,

5 c - c / i b « r . «  t e r » w ; - ? 5 , r « T 3 « f : 1_5 n o  г . р с Е л т у

< / е ч  5 M R - 5 P  7 * 3 5 - 5 7 6 - 7 7 ------------------------------- -

Уксьс-чия  по гп с  к т  а о-с у 

Соединение  по либи ни л хлорид ных' fns<) труб проиаВо

дится-.
1 Без уплотнения,
иКезрсу csfcu г р
Ш Ь роста-гбь* имеК]щие«У1 н« концах тр уй - или Ь 

раструбы'ё*г.олн,яемь>е не г л а д к и х  т р у б а х  с пО- 
HCiiitlc c 'se^ce ^уибь ̂ всс-вого КОТо #

11?. 0се5иниГ”:е/а-,й*Г.ч; «уграюми иЗ ПЗХ.
1*. £о стя/ьмвчи трубами: п х.
<.21 6 раетзибы  и-геющ иеев на к о н ц а х  П8Х т р м д . ели.i  р а с  т р и б ы  и м е ю щ и е с я  н а  к о н ц а х  т р у <  „

р е ? с т р у £ * , £ ы п е А н * е м ы е  н а  р о б к и х  П 8 Х  т р у б а х  
помощью справок ^уибыулеьсксго иПГЬ^
L CceduHt ‘ nav

ог.раБок 
U2. Соединительными 
г.С уплотнением.

муфтами из ЛВХ
£. U уГ|*К[КПвп.мсг1.

Д/if обеспечения уплотнений при соединении тр у б  
из П6Х гес<ди еобо^ (п.Ч.-f} и со стельными трубами
( г и . й )  ё р а с т р у б  ( п . П . 1,4.4 и 1.2.4 J и с . п о п о ч ь ю  сое- 
«Зинителькых яуерт [п.п.4.4-2 и 1.2.2] используется 
клеи 6rtR -5fc па Ту 56-918-17 или LfR®M7 по 
Т̂З 54 f05 1С5£~22.

Допускается также применение других анало
гичных £иЗо& клея.

Вместе соединения Ё ьраструб" допускается 
применение г ^ т  из терпоусдо*еи£аепоао мате - 
риала, обеспечилающих соединение с уплотнением.

5 A 0 r - i5 5 .M P

Начет? Килыган-1 Способы соединения 
полиции илхлооибных 

т р у д

tjr.rtfiai /.иая /ugffloS
P I  : —Гкп 1среч?е

jjflgpgdofea СЕДЬЖРГООРПЕКТ
Хааечко
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Соединение t раструб

Таблица
Грубы полизяшлеяоб&е /пила С *
__________________ ______Ауу
Низкого дсЗлеяия \рисекого давления
Чпрщ*>
янЬbttrZTPа*/*рх 8*№£\ #tv ое- лметлд аЧяетр

7ялцся1
стеле* й тв/Пт»

а* t as а х i as

2S 2М 21 2S 2.7 /9.6

32 2.0 28 32 3 .S 2 5

40 13 35,k 40 1 3 3/ Л

SO 2.9 44.2 SO 6.4 39,2

*  Уроне ргрймеядобанных полиэтилено
вых труб типа Сногут быть ислоль- 
зоВапы мрубы /ла я об Д, ОС, Т.

Г

Соединение / 1tj£p/7)QU U0 Л д Х  г 2

Z2SB5&CEZ2fe£2a ууишя'~: 
•t5>J

Mytpma соединительная

Тип
мурты

Длярпруб
м/рчзснът 
Ъесйчетран, мм *

Размеры, На

L г б, d

т з т з 25 /60 год 2iS 26
34403Ш 32 т 3Z5 HS 32Л
т т л з 40 /50 ш 93,5Ш

т з т з 50 /50 S3 *3.5я з

Лез. Наамеяебанис
Кол.
на

узел
Оримечание

1 Труба хшизтилеизВар/ое//8599-83
2 tfygma eseduaemtAi/ise /935- /728-8/ /
3 Tpsfo ЛВХ ТУ6 - T9-2/S -83

к Труба апагмаяЮСТ/отлбЛ/С/3262- 75 ■' ■■■■'■. . •;

ЪейбР/Х-бК 7536-$78-70

Указания по понтарсу
Соединение пй/иЗтпАеисВьрс т руб производится 

/. ployed у  _ собой:
/./. Горячей обсадкой с растру Сам, сшолннемым с 
лзпощыо опросах буиоышебаквго КлТб;
/2 . Соединительными муртами из /?3б. ебеелгчиболощимо 
плотнунт посадку.
2. С трубами иЗ ■ П8Хг
2.1. Горячей обсадхаа (см . о. / . / Л
2.2. Соединительными луртами из Р 8б с плотнаб 
посадкой 6*9 пали этиленпбш труб и кпеебь/н соеди
нением 3*9 ПЗЛ труб[мер 6А1К- SК  по T9J6-972-79) •
3. Со стальными трубами-. '
ЗЛ. Горячей обсадкой /  см. п. Г. //■
3.3. Соединительной пур/пай из Н8Х с плотной 
посадкой для кализтиленоВьиг труб и клеебь/м 
соединением для сталбнш труб /глеем бР7К -  6К.

Допускаете* . применение мурт из термоусая/сибае - 
него материала, обгелечиоатщгео соединение с  
уплотнением, изго/паблибаемах на реете с  помощь# 
опрабох буйбас/ебского КП  Тб.

Допускаете* урименение клея МКФ /47  по 
ТУ38Гоу. /05/-8Z ид# других аналогичных Видоб клен.

Спецификация Зона на одно соединение.

5 . ш - т . М д

КзгокЗ K iiJM tU M  JЬ з г
С п о с о б ы  с о е д и н е н и я  

л о л  и  э т и л  е н й д ш х  
п р у д

Г Н Л Хап ечхп
Раж З о & з

Щ й з * & 3/> 1

ЩЩВЁЩВВШВВ£т
Л __ I____I__ i—Лстъттатт



1 С уплотнением:
Йодным патрубком

а. без уп/отнени*: 
Йодным патрубком

X

ш ш N

г  /  л А 4 '

= и
\  V

Гайка  ъагетяюихао

уплотнительной бтулкой

Вбоднои патрубок

патрубке»

, ИЫП
п м т е т *

У с л о ё -нтЭ,
ЧЗЭ?ПЯ

ТЙ |‘
pfiiobd

ЗлЯпы

Ра впер ы,
ПН

L 1 d
3J& 16 аз 25-27 ео Ф 5 5 2 5 26
ыбпаз зг-з4 25 4 55 25 32
хш  яз 1/ 1-4 3 4Q 1Чг £3 25 4 8

Втулка уплотнительная

Т и п
ьтулки

Для т руб
СНвЙЙГнЫМ
оиапетроп,

м м

С а п е р ы ,
п п

3 & 1

У 2 Э 2  У * Л З 2 0 , 2 5 ;  5 2 4 8 А5 2 6

у г я з  m 3 io;eo & 6 * 3 7

№
Поз. Наименование

ГОЛ.
<14

*3«Л
Примечание,

Г То4ба ПВЛ Ts5*f9*2fS-53. н - пв проекту
2 Коробка 4
5 ВБаднсй патрубок. ТУ36 *lAH‘82 4

4 Шайба; резина листа бая _ 2

5 Втулка В 7У36-18$3-80 г
б Уплотнительная ётулка ТУ36-#723-64 4

Кдеи BMfc-SR ТУ35-376-77

У к а за н и я  no п ен тан у  

А Соединение е уплотнением.
44 Присоединение Й ойнего патрубка к плсетпассобай ко

робке обеспечи&ается уста но&очными зацепляющими гайками, 
по&ернуть\ти к- кор.сбке гладкой стороной через «ейбы из 
листо&ой резины. 

ьг Соединение труды с патрубком:
Щ. Обеспечивается Е боЗрл трубы 6 патрубок. Соединение 

клее&ое. К*ей 6fis-5е. Допуска е т с я  клей UK«P f47 или 8р. ьиды клея; 
<ЛХ. В раструбы, имеющиеся но конце труб;или быпалняетые на 

глодкиос тру базе с  попотью оправок Куйоыше&ского КПТ6.Соеди
нение клее&ое:.

13. С помощью угиогчнительной втулки (протяжные коробки 
типа ЬЭТгьхО... У275 УХЛЗ/ 

з. Соединение без уп л отн е н и я .
£i С попощькэ Бледного патрубка-:

Сое^немие коробки е п атруб ком  по 4,41 но без резинобызс ш айб. 
i2. Соединение п а т р у б к а  е т р у б о й  п о  п. 1 2 ,/ и  1. 2.2t н о  без 

прим енени я  клея. *
П осл е д о ва те л ьн о сть  сб орки  узла т р у д а -п а т р у б о к -  коребка 

определяется нс» п е с т е  с  у ч е т о м  у д о б с тв а  п а н та ^ с т .

Спецификация 'дана на одна соединение.

jdvjgmd
ГЙП

Кчлыеин. J.
Дсречко
Награда 6

Н.контр.Иаоёнко

5 Ш - 1 5 5 И З

Способы 
соединения ПВХ̂
труб с коробкой

Г̂ пН̂ Я К?ЯЯ Е1̂ ЯЯ*Я

СЕЛЬНИЕРГОПРОСИТ
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2

fe Наименование Нол. Примечание

4 Тюба m i  796-19-215-83 по проекту
г ПрободМ 8 Г О С Т 8 3 2 3 -1 9 по проекту
3 Скоба 81*2921538-  1 Ш -8 2 У
4 Скоба 825292-7938-1448 -82 /
5 ЦлбелЬ 955893 7936- 941-15 2
6 Дюбелд- еёоздд Д Г Р 2
7 Прокладка злентрокарюн РОСТ2824-86 1
8 ВябелЬ 3SB182183S-S41-J9 ' /

Указания по монтор/су
I ДвХтрубд/ по /{есгарсгмЬм и трудкасгараемв/м основаниям 
следует крелитЬ снобами с одной/Кбб?32-х?5482)или двумя 
{К £4282- К Й5зг}ла«ами занрелляемЬ/мо дюбелями тиоа 
Дв5бв$, У S3 вез, У273 УЗ или дюделЬ'гвоздями ручной забив
ки мило ДГР.
2. Под металлическими снобами трубд/ защитить прок* 
леонами из электроизоляционного Нортона,. 8dicту лаю
щими на £5-2мм с обеих сторон скобд/.
3. РозмерЬ/ триб J зависимости от сечения а числа /троклаад/- 
Ваемб/х проводов см. листы ч%н5
4. Расстояния мсерди точками поселения отнрЬто про- 
лоусеннд/х труд на еоришталднд/х участках драна- 
маются /та таблице
£н- наружно id  диаметр трубок мм 23 88 4 о 60
L - расстояние, мм /4 00 £380 2200 2680

$.СкрЫтую прохладна лластмрссовд/х труб ао не его- 
раемд/м основаниям см, лист51

Спецификация дана на одно запрещение.ш
ЫномтХе/кчхо̂

S  4 0 7  '  / 5 3 t5 0

снобами'ори отнрбтби 
лронлауне яр нессорае* \ 
мд/м основаниям

СюодйяУАисяХ Листов
Л

СЕЛЬЭНЕРПМРОЕКГ



Паз. //аименобанив to. ! J
;

/ Труба д/оетмассоба я f]e проекту
г П робей4034* 6, ГОСТS323- 74 ~ -----------м  ---- -------- (

S ЛробздАПРПф2,5у '76iG'7CS. HS6S7 — ~  и  - —

* ffjmSadjMPra 3'SjS/S-70f. Ш -3 7 --_

Ук азш ия по п он т а я су
L Скрыта* прохладна /гластмассооы* труб лроазбдЗи;кая б  
двзорах методу кирпичной кладкой. сборно//w  неелеза -  
бетонными платана -С доследующей _ заделкой а х :  
f.t Цементным растбором толщиной не менее /Омм - 
/.£. Мокрей штукатуркой толщиной не менее /67мм.

Временное закрепление труб Во Заш/дуко/пурнВания 
Шли/о оылолнятьуя о отЗелбных местах. дримОрО/К ибанием' 
/ро поп ища алеоастробого рост Вора-. *
/ J .  Сухоб гол со Во О и/тукатурхой S Этом Случае труба/т 
пОхр&бяю/лся слоем гит уха/дурного растбора толщиной 
не мелев & мм. -

Яро недостаточной тиране зазора о хордам ой кладке 
ала nejfiBy сборными лкелезаВеюрхными /глотами ^ р о - 
взбодагся дополнительная бь/рубка кирпича идо оетона. 
Оснобанае а стенда борозд н е . Волне но/ * омете 
острых Зл/стулоЗ. Зз/рубла арматурного р/ ел аза 
не Золускается. .
2. Размеры труп Зля прохладна арабодоб см. ласты Ч%Чо 

Спецификация дана на одно закрепление.

Н&{.с?г)д\К&/А/ г t/м . 
ГОЛ (Уйоечхс \ 
Иау. гр- \/?егреЗаи-

J ^
\Пн ЛЯ*

МкеятлХХндечкп Ч к р —

5.Ш -155.1-51
Способы щ схр&тоо прокладки 

плас/Д/гиссобыг трф 
по несгораемым 
оснобанаям

Cmerdttik А ост AacmoS
f> I /

СЕЛЬЭНЕРГОПРСЕГГ
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Стальные трубы дгя ллекг>ропроёодок § с-е/ьекодозяйст6ег<ньис npoui- 
боЭетбемных о&Зектах б опускаете я припенЯ*пь только б случае тел- 
нико-Экоиопичесгого обоспссачи» проектом необходимости ид приме
нения или при нбёозпоэКногти оыполнить про&овки аругип способом.

Применение бесшовных и усиленных bodoaaaonpo&odnoix труб 
блй защиты электропроводок категорически запрещается, 
бриду их  Эесрицитности и большой стоимости.

Ь случаях, логба применение стальных труб обосновано/ 
электропро&овки, за исключением £зры£сюпасных помещении, 
Золзюны прогладываться только ь л е гк и х  £соогазопро£сдмыж 
трубах (ГОСТ 3262- 15) ил и  I  электроо£арных трубаэс (ГОРр 10104-16/. . 

Условия применения стальных труб ел. таблицу листеuv 
Трибы ЗолэКны иметь 8 нутреннюю поверхность ос^лючающуго 

повреждение изоляции npo6odo& при их затягивании Ь трубу.
Трубы, по&ерх"ость которых не имеет защитных покрытии от корроаии, 

Зол эк ны быть очищены и окрашены снаруэки и  изнуп)'ри.7ру6ы1 прокла- 
Зы§ае«ь?е § бетоне,рекомендуется окрашивать только изнутри. 
Оаинко&анные трубы не окрашиваются.

Трубы, прокладываемые £ помещениях с химически активной сре- 
бой Золэрны быть окрашены противокоррозийной красной £ соот- 
£ етст £ и и  с указаниями & конкретном проекте.

При изгибании труб следует,кап  пробило, применять нор
мализованные углы п овор ота  90,120 и 135° и нормализован
ные радиусы изгиба 4оо, 300 и Ю00 пп.Радиу с и зги ба  АоОпп 
следует2* прим ен ять Зля труб , проклабы£аепых £ перекры
тиях и Эля вертикальн ы х о ы х о б о ! • 800 и fOOOnn -  при 
прокладке труб £ монолитных фундаментах и при прокладке £ 
них кабелей с  одна проволочным и ojeunamu. При откры той  
прокладке труб радиус изгиба труб не Золочен бы ть пенее 
допустимого радиуса изгиба npoSodofi.

изогнутые колена н е должны и м е т ь  сплющенной «рормы 
и бмятин.

Пересечение осадочных и температурных ш£о£ волокна . 
осуществляться |&о и зб ега н и е  разрушения или смятия тр уб/ 
путет §£ода их & специальные ящики с компенсаторами или 
установки на тр убах  гибких к о м п ен сатор ов .

Трубы должны проклады&аться_ таким образом, чтобы  
§ них не м огла  ск ап л и ваться  блага от кон ден са ц и и  
пс*рс£, содержащихся § ёазЗухе.
Соединение труб, прокладываемых открыто о сухих 

непыльных помещениях,кроме взрывоопасных,пос^ароопас- 
ныл, о  т а к  оке помещении^ гс?е ’ оозмоокно п о п а д а н и е  ь т р у 
бах  мосла, ооды или эмульсии, ЗопуокаетсЯ  производить  
б е з  уплотнения п е с т  соединений.

йО%гэ

Соединения тру<$ Пр®*лады£аепых открыто £о Сложных, 
сырых особо сыры* помещениях, £ помещениях.содержещих 
пары или газы.бреЗно действующие на изоляцию про^одоБ, 
а так эре £ п е с т а х , е д е  Возможно попадание б трубы  
масла £оды или эмульсии, и  £ наружных злестроуста- 
но£ках. ЗолэГны быть Выполнены с уплотнениег» пест  
соединении. В пыльных помещениях соединения труб Золэ?«ы
быть уплотнены Зля защиты от ow.au.

Во £сех случаях скрытой прокладки труб и при прокладке ах ь 
монолитных Железобетонных и бетонных конструкциях 
соединение труб при помощи пуерт на резьбе с  уплотнением 
п е ст  соединений является обязательным,

лачест&о резьбы на концах стальных труб долито обеспечивать 
нормальное но$инчи£ание соединительных муфт. Муфты долзены 
быть туго  затянуты.

Йжцы труб должны быть очищены от заусенцеё и раззенкооаны.
Проложенные трубы оконцо£ы£сются до затяжки i?po£odo§ изолирую

щим и втулками для предохранения проЕодо! о т  повреждения.
8  помещениях £лаэк^ых,сырь»х,особо сырых.пыльных и с химически ' 

актионой средой концы труд, нв CSsdeNHwe £ коробги, аппараты 
и т.п. валорны быть уплотнены бокруг ripoSodob изолирующим 
кампаундоп.

Металлические коробки должны быть окрашены или иметь коррозийно- 
с т о й к о е  покрытие. г »

Саебинеше труб с коробками ом. листы иц 0 0
ftce npoSoda обмой цепи переменного тока, сключея и ну/есай 

пробоб, волэ{сны быть проложены £ обной обшей трубе.
Креплений стольных тонкостенных труб к металлоконструк

циям не вопускается.
Трубы, используемые <3ля проклавки про£ово^ волЖни Сыть 

заземлены, см. л и ст  ?б
Детали трубных загото§ок  злепен^ы  крепления труб с ронр 

струкциям, чертеэ^и иЗвели<4 и т.п. необховимо см отр еть  £ 
6гйсп>£угаицей типовой бокументации на изделия и узлы ин- 
Ж енерного оборуво^ания 'зданий, распространяемой иентраль- 
ным и н с т и т у т о м  п»ипа£оео проектиро£с{ния :
5ДО1Н50 „Пракл<чбка про£йсЗо£ и кабелей £ стальных 

трубах! ,
SwnucR о. М атериалы для проектирования.

гнп
Ндч, гр-

f e o M  Т^ль|.гш1_£
Харечко 
Награда

Х а р е ч к о  & )

M o ? ' 1551-52

П р о £ й < 3 ? г и  6  

с т а л ь н ы с с  т р у  б а л .  

О б и л и е  у к а з а н и я

СоадсЯ /1и с т Л и с м о о
Р /

С Е Я Ь З Н Е Р Ш а Р О Е К Т



7аблицсс

Труба
легка* 
Подога- 
зопро-

Труба
электро-
сбор
ная

Скоба
однолап-
кобая

ТУ35-/т -В2

Скоба
Збухлапко-

бая
TU36-M8-82.

Мудата 

прямая 
ГОСТ8966-75

tfytpmu 
прямая 

короткая 
ГОСТ8950-75

Afytpma 

переходная 
ГОСГ8957-75

Р/олпелА 

ГОСТ8967-75

Контргайка

Г0СГ8958-75

бЛоЗ
SXpjcs/t/

■j^-SS/SSV-XS

Муфта

7g36-/W -S2

Шюнг 
Электра -  

рюнтагХныи 
ТУ56-27-80

бооная . А /а з н а  v e n a e а  у  З е л а х
ГОСТ 

5262-15

Уса об -  
ный 

проход,

ГОСТ1 
40ЮШ

Наруж
ный

диаметр.

Крепление т руб  
к оснобаниям

РезоВобое соединение 

т руб

Соединение 
труба 

с  корпусом 
Вбигателя, 
аппарата

РбЗдбЬбое
соединение

т руб

ЗёсЗ S  
Вбиг отеле 

ала
аппарат

Соединение 
труб м&р-Ву
собой а со  
шонгом
З/ектромоя-
мСхкмй'М

Создание на 
песте при 
мон/naxcj гиб- 
кого ббода  „  
необходимой 

длины
мм мм Топ Ус а  о б  я  ы й  п р о х о д Тип
45 48 К 252 УХА 2 — /5 4S 25 *45 45 45 — Г Р - 2У З —

25 *20 X 4080 УЗ
20 25 К253 УХ А 2 к ш у х л г 20 20 32* 20 20 20 fctOgf УЗ Г Р -4  У З Ц /ЭМ  22 У2

к 40* 20 X 4082 УЗ
9

30
X2S4 У Х /2

32 * 25 X 4083 УЗ
25 * К М З У Х Л 2 26 25 АО* 2 5 25 2 5 X 1081/33 Г Р -5 У З ШЭМ32У2

33
SO • 2У к 40 85УЗ

32 — — 6J44 Ухл г 32 32 АО* 32 32 32 —

4о
45 АО* 25

К /036УЗ Т Р -7 У Э
*----- к м г у х л г 40 40 /,П -  9 ) 40 40 ш э м э в у г

4$
ни * Ос

5 0 * АО Ш О В ! УЗ

Сродолрсеное см. A verr? 5 ^

Наг. етд. кЭлыгая .U JLrun Хипеуло ''Р С'~у
Нау. гр. Ногрздоба HtofizQ

Н-кснтР. Хсргчко

5 A V 7 -f5 3 J -5 3

изделия, лро/сенремъ/е
I для тоетахса сталь-
| ных труб

СгаЗиА Aqcjn
P __ L

/jt/cmaS

С£й»дНс?ГОПРО£КГ



г г

Про За л pc e/UJS таблице»/(PS3)
Труба 

легкая 
боВогазо-

ТруЗа
Электро
сборная

Ганка уста
новочная 30 - 
земляпСщае 
ТУ36-ЩТЯ2

Втулка
7У36-/899-80

Заглушка
трубная

1936-/839-80
яров ад -  

мая Назначение

ГОСТ
3262-75
Услов
ный

проход,
~щм

ГОСТ
/0704-75

Наруж
ный

дианетр1

Создание 
Электричес
кого кон
такта

ОконцеЗо -  
ние сталь
ной трубы

Временное 
предохране
ние трубы 
от загряз
нения

мм Тип
15 г 18 К 480 УЗ в п  ш г У467
20 25 У  481 УЗ в  г г  уклг У Ш

25
30

к м г в э В 28 и л  г У Ш
33

32 “Г- К 483 УЗ _

40
45 Р 10 i  t/t

В ( г т г
9470

4*8
кчоЧ аЗ

Таблица

коабольшая длина т руб  
переду про/пярсяьгми ясци. 
кат/ а коробками

Количества 
изгибов трубы 
[на 9 0 / по 

трассе

^лина  
/пррубб/г АГ

Уряной участок 75
4 50
г 40
3 20

При большем, чем указано коли
честве из г ибо 6 или/ большей 
В/а не трасса, поклеВн/от 
следует Велит #а* участка 
протяжными коротка на. .

Таблица
Определение ши<рра Сложности

k

5 $5
1 ^4

Конфигурация
т рассы
трубог

К оличест во и зги боЗ
при углах

90°-. 
■ <го°

п о * -
- /50*

(зо°- ta s T '

/ Пряная трасса — — .

г
Один или два  

изживи / 2 —

3
Д ва  ш и т ри 

изгиба г 3 Л 2

Ь
Три ш и четыре 

изгиба 3 4 П>3 или 
L _ J  + 2

Таблица
У сяоби я п р а м гн ен а я т он кост ен н ы х ст аль - 
ны х т р уб д л я  защ ит ы  эл ек т р о л р о б о д а х

я +  - разрешается,
, — "-запрещается.

Скрытая прокладка 
с/пальных труб приме
няется талька для 
под Водки к р/ектродЗи- 
гстелмт о подливке 
полов.

Херикте- 
ристала 
помещения 
а среды

Условия прокладка

Трибы
Шогазо
провоВ-
Гные
гост
3262-75

Электро• 
сЗарнне 
гост 

/0704-16

/ . Сухое

Открыто без уплотнения мест 
соединения труб и мест ввода 
в коробку f

+ +
Орыао(3сменах, перекрытиях, 
чрдлиВках, подготовке пол об и 
о других строительных элем ем- 
тс сооружении, Зрухдемента  ̂
с уплотнением мест соединения 
труб о мест ЗЗада 3 коробки

+ Н -

2.Влажные

Открыто без уплотнения мест 
соединения труб и мест ЗЗада 
3 коробки +

Скрыто[3 стеная, перекрытиях, 
гядлиЗках, Подготовке полов и 
f  других строительных Элемен
тах сооружении, Зфундаментах) 
г  уплотнением мест соединения 
труб о  мест ввода 3  коробки

+ +

I  Сырое Открыто а скрыто/ 3  сто -  
нах, перекрытиях, подлив
ках, подготовке т лев и 
3 других строительных 
Элементах сооружении, 3  
фундаментах/ с уплотнением 
мест соединения труб и 
мест ЗЗода 3  коробки *

+ —

4. Особо 
сырое 

5 Разве еврае
CjfUHUVXCKU-
активнайср едой

$. Пегльное

+ —  ,

+ —  ,

+ —

5A 0? -f53 j-54
Р еком ен да ц и и  п о

орстенанию 
С/яаш/о/х т ру б

Ct/!cdufi\~я̂ иб»ЛЛусмбв

сша€?гопроекг



Т аб ли ц а
Выбор биатешра стальных триб Б зависимости от марш и сечена* лраклабы§аегоых*. 

про§о6о& к аб елей

ао

Обноо{сильные лроёоба 
норок АПВ, ЛВ4, ДПРТО ■ПРГО 

АОРН '
Условный прассоб Шрубь;у 
мм, при *голичвстье J 

проообс§; S трубе Се«е*
ние
пп** 7  6  5  к 3 г  4

20 С ~ * 4

45 4.5

Шифр
сложности
прокладки

тр убы

А * ого ofc ил ъ н ь* е
ЛРобоба Пар OR 
ЯПРТО и ОРТО

Сече
ние

Of£U/iW,
мм

&A06hWU ПрО-
зод трубы, мм 
при roAusermSe 
про£о<3о£1 m̂St

4

15

г  5

W

16

гъ

35

г  з  з + 4

15
ШЕ

го
Is

го
15

го ТШ .

J5____ L
35

г о

85 зг
401 so 
32*— I 40

ш ко1“

Кабели порог 

АВБГ, АП8Г, АП с 8Г Ш исрр
сложности
праклабки

трибы

робели п о р о г  
А В Р Г  и А Н Р Г

5сл0&ныи ПрО- 
jd<3 трубы, пм 
при количеего&е 
о|еил § кабеле

Сечение

МП
Се чени?
Зсилы,

п т

УслсЁный про* 
ход пурубы, мм 
при к од имеем Sp 
йси/ ь кабеле

3+4 1 3 2 4 4 2 3 3-4

Ж 1
so

45

2.5
А

2.5

45

<?5
В го
ъ

ЗС _
к

А
1̂ .г ....  '■ ■

— I го Б ~ ' I
в сги ----

^ S S r -  
р— *го 6

А
5 — ISS115-Б

в г о ----

Ю
А

№
го

зг 40Зс I
— * г5 Б 25____________в _ зг
401— 1з г  I—

f— 1'8 5 го 16
А

16 зг
50

5 40
_ 2 ____________

Д л я  опребеления наружного биапетра стальной трубы 
неоохоаипО пребьс|рительно определить шисрр сложности 
Проклрбри трубы#за§исяо{ий а т  количест^о^ссчётаниЯ, 
углоЬ пооороща тр ассы  и ее  б и а м ет р а (сп.табл.листа *5к )

При Применении электросбарных труб по ГОСТЮЮк -76 
необхобимо по уалобнопу проаобу^ найденнопу пр настоя
щей таблице бля бобогазопро&обнызс труб, опребелоть 
наружный биа^етр электросёарнои трубы по таблице 

на листе 4 5

Hew. cmd К ч л ы ги н ,
m n 2 а р е ч п о —

Н вч.гр Награда Ы\\Zuft4* л
Н, контр Харечьо

5 4 0 Р -1 5 3 1 -5 5

В ы б о р  б и а п е т р а  
стальны х т р у б

Стадии Л и с т Mucmofe "

С Е Л Ь Э Н Е Р Г О П Р О Е К Т



$ч>

I T

s
$

Бвзрвзь^оВое coeBc#***1** Таблица

/. Гильзой

\[рСТ /6037 -Ш Р_

2. Гильзой аз /истдбой стали
гостбш-вос*

\ГОСТ/6037-8ПНЧ

'■ й 1#
Л-*-

/ ■  -
JU 1г-Ч -

У X

' Т
-СРГ

Труба стильная бодо- 
шопрободная легкая 

ГОС Г з гу 2- 75
Труба стильная 
Электр а сборная 
ГОСТ /070*-76

Целебный
проход,

мм

рсгруясх. 
диаметр, 
. мм

бнутрен. 
дианегр, 

мм

берунсн.
диаметр,

ММ
бнупрех 
3помет/ 

Мм
45 21.3 /5,3 /8 /4.8
20 26.8 2/, 8 25 2/.S

25 33.5 27. У 30 26.4
33 20,0

зг 42.3 36.7 —

4 о 480 42,0 45 Н о
48 й «,0

IЯ?

/1*3. /Таименабание Сол. Примечание

4 Труба элгктросбарная/ост /0704- 76 —
г Гильзе, /пру6а ТОСТ /0704 -7 5 4
3 Гильза, сталь лостобая, ГОСТШОУР4 /
4 fatpmaTP, ТУ 3 6 -№ 7 -8 г /
5 Труба боВоеазопрсбадноя/ОСТ3262- 75 -
6 Щер/па переходная, ГОСТ8957- 75 /
7 бон/пргайка, ГОСТ 096/- 7S \ /
8 /Гурта прямая короткая, ГОСТ89S4- 75 /

У к а за н и я п о  м о н т а ж у :

Резьба бае 
/ Переходной

соединение : 
му/ртай

л .
Таблица 

Выбор Блины 
труЗнай резьбы для с за на 

мм

Уел об-
Н 6Ш

проход,
нм

Резьба
га ( :
В Нины

Да она резьбы  
[нарезноц или 
нсГатинои), мм
Длинной 
гост 

ffsy. 75
Керпгкяй 

;ОСТ 
3262- 75

75 //г 40 49,
20 3/0 46 /6
25 { 50 /в
32 1/ч 65 20 .
40 Н/г 60 22

Соединение стальных з/екмрасбарных а легких бадагазопро- 
боднь/х труб былалняе/гтся;
/. Суплотнением:
/ / •  С помощь# гильзы из отрезка трубы большего диаметра или 
шьзь/, сдернутой из листооой стали, а орибарибаемой к  
трубам сплошным шрам.
2. без уплотнения *
2.4. С помощь л? гильзы из отрезка трубы большего диаметра 
Ши гильзы, сдернутой из лист обой стали, и прибарибаемых к  
трубим прерывистым шбом;
2.2. С помощь# /tytpTbt ГР- 293... ТР' 7 УЗ.

Соединение легких бодогазопрободных Труб с  уплотнением 
новеет быпилухться на резьбе стандартными муттами прямыми 
по ГОСТ S9S4-75/или ГОС Т8666-75/ ши переходными по Г6СШ б7-?5 
с уплотнением лентой <рУА/ ши пенькобым Ъалокнем на сурике.

pfupma Волана располагаться симметрична на концах соединя
емш труб и иметь со стороны сгона хоугрибку Зля него на

долгзтм конце трубы резьба 
Спецификация дана

;
На/ьгЗ. Хулы* ом бЖ -е
ГИ П /паек но 4 А г :

Нач. г л Иагродоба бчгеА
„ .л » --------------

• /
Н-АОНТ/д Хсречсо

>Лл/сма быть удлиненной (см. таблицу^  
на один узел.

5M ?-f5$}-56

Соединение 
с/палных т/}уЛ

Сг/гЗиЛ Лклг Листа б
р Л
СЕШКЕРГППРОШ
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lapcfiemepucmuKci «ест с о е д и н е н а *  
стольных труб & коробки и корпуса 

электрооборуво&аиия

Таблице*

и Йюба

Наименование

Злектро- 
сборные 
трубы 

ГОСТ iQlOl-16

Лёгкие Sodo- 
гагопробобные 

трубы 
гостзгбг-75

Вив
Блектро-
пробовки

Открыто*

Скры т ая

Открытая

Скрытая

ОСарартериетика  
помещен и*

о
8
zn

о

а>
о
г
£
а•<ей

Вез
уплот
нения

С уплот
нением

Б е з
уплот
нения

о
CL
3

и

<и
а 2 '^

з *  Sзли
о i  э 
■° 2  в Н и
<3 о  g-

Не
применяется

С
уп-

|лот-
не-
ни-
ем

С уплотнением

уплотнением

У казани я  ПО монтаэ|су

ббов стальн ы х  тонкостенных труб о коробки,
ящики, корпуса э/ектрооборуЗо&ания осуществ
ляется:
I  Без уплотнения : ,
И  ВооЗным патрубком и пуертой ТР}
12 ВбоЗом трубы & коробку е закреплением 

Зазем/ЯЮщипи гайками;
13 Гибким §§обом ‘

Патру6ком,металлорука&ом и муертой ТР.
2. С уплотнением :
2А Ниппелем t переходной пуертой, контргайкой 

с уплотнением лентой 'PbM или пенькой на 
сурике;

гг БоосЗом трубы 6 коробку е уплотнением 
резиновой ш а й б о й ;

2.Ь Патрубком и гильзой из пру бы большего
Ajamempa е при&аркюи гильзы к тр убе и патрубку 
сплошным шбом с уплотнением патрубка & 
коробке резиновой шайбой *

&£ То з|се# но гильзой свернутой из листо&ой 
стали.

Лист ч и т а т ь  совместно с  Листом 58

Ноу.отс?.
т
На ч, гр

.сонно.

Килыгин IJ
Доренко
НаградаЁа

XdpewKojR^-̂

2 I

5 . Ш - 1 5 5 У 5 7

Рек опен 6ации по 
соединению стальных 
труб  с коробками и 
корпусами электро-

о б о р у в с Е а н и я

С т а д и я  Л и с т  7 й е т о &

ЕЕДЬЭНЕРГПДРПБКГ





ч
$

Таблица
Д опуст им ое р а сст оян и е 

меугду креплениям и о/окрошо 
проло^енно/х ст альных т руб

Условный 
проход 

ГОСТ 3282-75 
мм

Паруусныб 
диаметр 
ГОСТ70704-76, мм

Расстояние 
L nejfcdy 
креплениями,

/5 и 20 78 и 25 2500

25 а 32 30 и 33 3000

4 0 , . 45 и UB 4000

Поз Наименование Кол. Примечены

/ TpySd С7С/thief Я  ГОСТ3262-75, ГОСТW704-76 - по проекту
г Провод АРРТО, Т5/6-105.455-87. - по проекту
3 Скоб* 525232-525432, ТЗ36-/448-82 /
4 Скеба Г./4252-514532, Т335-/448- 82 /
5 Шсбём, 555533, 355853, 567833. / 2 для скосе,

ТУ 3S -347-79 k m s i-kmss

6 ЛроводбЛВ ГОСТ6323-79 pa проекту

У к а з а н и я  п о  м о н т а ж у

/. При прокладке проводов б  стальных /пробах 
по несгораемым а труЗносгсраемым основаниям 
трубы следует крепить скобами с  сднои ( М252У2 - 
К254 У2}  ели двумя /2:742У2- НТ46У21 лапками, закреп - 
лее/ио/лш дюбелями типа У636У3t У6'36 УЗ, У678УЗ 
с шурупами. '
2. Яра прокладке стальных труб по сгораемым пен оби
лиям крепленог ах осуществляется аналогично, но 
вместо д/сбелед используются шурупы ГОСТ 7/44- 80.
3. Прокладка проб од об ой бзрыбоопасных помещениях 
дслхсма бы полня лися б  боЗогазопрободных трубах.
4. Крепленое стальных труб по металлинеским 
основаниям см. б  действующей /пипобоб докумен
тации на изделия и  узлы, распространяемой 
акционерным- производственным предприятием 
ЦЫТП . б  Москве

S. 407-160. Прокладка лробоЗаб и кабеле б  
б  стальных трубах.

Специф икация д а н а  н а  о д н о  закр еп л ен и е.

5М 7 -1 5 Ы -5 9
Нич.стё. Кнлыгон -JA Крепление стальных СгиЗия Ласт И*2ся*с£
ГИЛ Zpneixo Р ff/uu.zp.

Н.комтеХапеико X

труб про от крыт об 
прокладке СШЙНЕРШiPOEICT
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Тросовые электропроводка в  сельскпхазяаствсннь/х производствен
ных помещениях могу7 вь/полмяться спвцйальныма тросовь/ми приво
дами морх£/ вдГВ, АвТВв, ПбТ, /43ГУ с несущим стальнь/м тросом, 
а также кабелями соответствующих морок и изолированными 
грибодами морах ДЛЗ, AW#, пред бешенными к несущему 
стальному 7росу.

В качесгбе несущих трособ должны применяться сплетенные аз 
cto/jHi/x оцинкованных проволок стольные канаты- трасе/ За оме гром 072 
до бмм. Допускается вместо несущего троса применение стальной оцим- 
поданной ала имеющей лакокрасочное па крытое горячекатанной проволо- 

- к и диаметром от S  до 8 нм. бы Sop несущего троса про изВодится б соот
ветствии с указаниями конкретного . проекта.

рои подбеске трос должен быть натянут до получения минимально 
возможной стрелы рробеса. Иатяусение должно производиться сусилием, 
не превышающим 0,1 усилия, допустимого для данного несущего троса.

работа/ по подбеске и натяж ению несущих трособ рекомендуется про
изводить при температуре окружающей средь/ не ниже - 20°С.

Вертикаль ныв струны-подоески уствнаблиба/отся, на к прибило, б 
местах устанобки ответвительных коробок, светильников и штепсельных 
разъемов.

Расстоянре мерсду точками промежуточного кропленая троса опреде
ляется конкретным проектом и не должно превышать /2 м.

Для Вертикальных С7рум- подвесок рекомендуется применять стальну/о 
Оцинкованную проволоку диаметрам 2-Змм для сило 6ь/х Электра про- 
бодок и /.$• 2мм для осбетительных.

В производственных нормальных помещениях допускается использо
вание трособ б  качестве нулебых рабочих прободоб б групп обод сети 
систем с заземленной нейтрально, если они достаточны по услобиям 
прободимости.

Все металлические части трас с бои проводщ; а именно: оголенные 
части троса, натянсные устройства, троссбые зажимы, концевые анкер
ные конструкции, струны - подбаски и т<п. должны быть смазаны _ 
солидолом.

Лри подбеске прободоб и кабелей на тросах р/тсстояния между 
Точками крепления долуснь/ быть > не белее О, бм.

Соображения по организации заготовительныхработ б мастерская.

8 целях повышения степени индустриализации Электромонтажных 
работ организуются централизованные предварительные зиготов/штро
совых проводок в  мастерских или на мантаусно - заготовительных 
участках f  m3 У/

Объем и состав работ по заготовке проводка определяется избран - 
ньег бодан монтажа а способом /утепления несущих Элементов кабелей 
и прободоб. Это позволяет производить работы по монтажу Электро
проводах в  короткие сроки на высоком техническом уровне Вне зади- . 
самости от состояния строительных работ на объекте.

При больших объемах работ па мантаусу 7ротбыл проводок органи
зует б  мастерских специальную технологическую линию-стенд для за
готовка проводок. Линия должна иметь стационарные натяжные устрой
ства для сборка тросовых проводок, приспособления для покраски про
волоки, барабаны- Вертушка, инструмента приспособления Зля сварки и

ZeccoBxi/хгил проводов, барабан для сворачивания готовой продукции 6 
ты и стенд для ребизии и сворки осветительной арматуры.

'  Осветительные тросовые /роводки возможно заготавливать полнос
тью в Мд У, включая полный монтаж, тросовой /роводки с  подготовкой 
ответвлений, к Злектроприемникам. Для Этого проектные донные уточ
няются замерами на месте шантажа. Осветительная арматура в  зависи
мости ет ее вида, длины /роводки и местных условий j удаленность 
обтек га, способ транспортировки и 7* л j  монтируется или в  мас
терских ала на объекте.

При условиях, не позволяющих подсоединять осветительную аома- 
туру при заготовке проводки в мастерской, она должна комплектоваться 
и доставляться на объект вместе с проводкой.

Силовые тросовые проводки следует заготавливать аналогична ос
ветительным. & случаях прокладки ни тросе значительного количества 
проводов или кабелей, в  мастерских Заготавливаются раздельно несущие 
и Электропроводящие части тросовой проводки с последующим 
монтажам их на объекте.

Иаг.стЗ.
_т*п

КУАШ&Л
Xepevxo 4  К —

пег- if. КвгредсЗа
Н.аемтр. Xdpevxo

*~т

в . 4 0 7 -  /5 3 J -6 0
Тросовые 

электропровод*//. 
Общие унмзвл/е/лт

(jcdi/я\Лхст \Лчс.тбб
I ^ Z C Z jI Z I  ...
ЕЕЯЖРгепрсгкт
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Z/ZZ^/Zjg:

З а з е п л ение кансхтикс* трособого пробора 
/ДВТв АЪ ТВ у) осуществляется п р и с о е д и н е н и 
е м  r  H u / t e S o O  к л е м м е  п р о ь о в с *  к о р о б к и  п е р е 
г о д я  о т 3 п р о & о б к и  на стене п т р о с о б о й  п р о & о в к г .

«ш

_ s

И
if

Друаие типы анрерныэе креплении 
см. лист .

Расстояние I  neojrdy сБетильниксгпи 
спребеляется конкретным проектом. 
Узел / см. лист §5  
Узел 2 ем. лист 65  
Узел 1 см. лист ?Н
Узел Ц еп. лист 63 
Узел 12 см. листб? 
Узел 13 ем. лист в?

Концевое крепление 
и присоединение к 
Зобному устройству

S.ioi 4 5 bJ-6£

Tposolwe элекги 
Обилии е

Юпро §0£?ки. 
и d

р i___i <—
ПЕПЬШЕРГОПРаЕКТ'



З
ь/

п
/

Таблица

Аякер болт стро
пильный
твзб-ггозб*

дТур/саi»vrf iarurla
Заясин

тросовый
roos-ms-sk

Роуш Анхер Обойма Сигам ответ- 
бительнь/й 
00236-66-82

Коробка ответвительная

А** Ti3B-MS-8l т б-/т -8г ГОСТ2228-72 ТУ36- /853- 75^336-/460-82

tit дох ха — И азнаищ  и е и з д е  л v iи
тросах е 
изолирован- 
нь/ми про* 
йодами или 
кабелями

j А ** Закрепление и натяжения троса
Только

для крепления струн 
6 качестве троса

Для ответвле
ния без рпзре 
5ани я̂  про - 
видов "

Для ответвления 
проводов и кабелей

т и п

*67693 6С/6 УХЛ / *79893
*80893

К67693 3>= г о * *
См. лист См. лист

У 73 f  ПУЗ 
У733ПУЗ 
У734ПУЭ 
У739ПУЗ

К 40392 у 246 УЗ 
У24УУЗ

и другие и другие

Планка - 
подбесха

Cxofa Крнтх Шпилька Крнтки Подвес Светильники Трос Проволока
Аля .

Электро про-
T9S&/W-62 m e-tiSf-82 — T996-266S-68 79 208 РСФСР 

2/6-88 \ т 1 & ГОСТ9062-80 Пае Г9282-78

водок на 
тросах с  
изолирован 
ными /ро- 
бодами или

Аля крепления 
ответвительных

ХОробОк

Аля крепления 
светильников

/ачение

Аля под веста/ 
троса и 
светильников

изделии
вля крепление 
кпробек коР-7ЗУ/, 
ЫОЭМ./юЗ&еоа/ 
троса и 
светильников

Аля освещения 
про из бедственных 

помещений

Для прокладки 
проводов и кабелей

кобелями
См. пост См. леем

Убгзбзхлз
Убгзухл «  
Уб25хухл4 
зегзухл з

У626УХЛ4
убзг зхлз

Т и

См. лист

п

АГЗУ4УМЗ 9C/7D2- /DO ЯСЛОЗ/1 Ринат ЛК-О 
Оцинкован-
НАШ

ф Smm 
<р 8 мм

— и другие <рЗ,{ г  8.9мм

5 .  4 0 7 - / 5 3 .1 -6 5
Уаг.агд. Кулыги*

Элект ропроводки  
на  тросах. 

Шделия и материалы

О-идия Лист Листов
Г НО Хиреука Р 4 2Наггр. Нагясгдово

Е Е Л Ь З Н Е Р Г С П Р О Е К Т
Н.ХЗХТР. Хеоечло /Та-?*-
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1
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3
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Для
Электропро
водок на 
тросах с  
азоларован-

ньшгт лро- 
додала ала 
наделяла

Полоска- 
пряхе*# 

Щ б-ггв&во

Полоска

Т53&2266-80

Пряуска

ТУ36-2256-80

Полоска, 
нарезанное 
оз белой 
жеста

Пента
чонтаясна* 
с кнопкой 
ту56-2638-85

Пента
изоляционная
Г0СТП6/7- 72

Хартом 
электроизо
ляционный 
ГОСТ 2827-86

болты 

ГОСТ 7798-70

Гадки

ГОСТ 5975-70

Шс/йЗй, 

ГОСТШ1 И З
___  Назначение а з дел ад  а  *ахеааалоб

Для кре /м еная прободав а  кабелей к  тросу
Для защиты 

прободоб от механичес
ких пабрехеденай

Крепленое анкероб к основания*t 
отбетбительных" коробах к  
планка*, скоба*

т и п

*3 9 5 УХА Z 
Х396УХА £ 
К 397 УХЛ 2 
К398УХЛ2

К Ш  УХЛ 2 
К405 У*Л 2 KW75XP2

Дсесть по 
ГОСТ7ЭЗ&8Ь

ЛН6УХЛ2
ДПГ70УХЛ2

A B M  
30* 0,б5м/ч t : О 5гг*

3  соотбегстбаа с конкретны* 
проекта*

Для . 
Электропро
водок на  
Гросах с 
узолорован-
нота пра- 
додала и/а 
Наделяла

Ш айба
яруусинная
гостеш-тя

Зонт

Г О С Т 74

Дюбель- 
гвоздь

бо/шеа злектре- 
нпнтахеная 
стальная пер
форированная 
тдзд-№ч-8г

Пента 
стальная 

ГОСТ6003-74

Полоса 
стальная 

ГОСТ 103-76

Сталь 
круглая 

ГОСТ2590-83

Сталь 
ластовая 
ГОСТ79903-74

Проволока

ГОСТ3282-74 ГОСТ7668-73
Назначение азделай а  птатераалоб

Крепленое городах 
х  планках, скоба*

Крепленое 
скоб к  
о снобам о я*

Для изгогобления планах- оодбгеок, скоб, крнзкаб, аттяДсек

_____ ___________________ ;_______  Топ и разм еры

в  аоотдетстбоо с  конкретны* 
проекте*

К706У2 /,2л 22л*
2* 4 0 **

б* 2 0 **  
4» 2 5 **

<f> 6  м * 
о др, по 
проекту

2*50*54л * <f> 2 ** Д 4 **

Г S, 407- /S3./-65
Л</&Т

2



ш

Для
mpocoSbtoc
npo§odo& 
АЪТЬ и 
АВТбУ

А нкер

гуьб-Ш5*вг

Муертс»
ногояэ*сноя
ТУв£-*445-$2

Заокил
rrjpO<LO§4|0
тузнМу-и

Коуш 

ГОСТ 222^-72

Болт
стропильный 
ТУ 35-2203-54

Коробка от- 
Ёетбительно* 
ТУ35-19С2-23

С & ети /.ьн ики г^рнэки ПроВолока

госгзг«г-7<
ТУ гй& рсч>гр 
245-34 ГУ 16-545.510-30

-----—------------— _____________  Назна»<ение иэд<ели я

|“Д'ля закрепления  g натяжения троаобых про§о<?о6
ЛаЯ ст§ет§ле- 
ния прс5о<Зоё

Для освещения произ- 
Б обстЁ енны х п о п е 

ч е н и и

Для крепления 
с&етиАьнико5 
и сттгяркек
тросов е го  
пооьоаа

Для
крепления 
сгпьет&итель- 
ных керобок

. Т и п

К675 УЗ МЭ8 УЗ 
КвО^УЗ

К616УЗ Э •15пп ваг У 23Q УЗ 
У234 УЗ 
и другие

нспог-юо нслеэм
См.лиет...

ф 2щ«

и д р у г и е '

Hai.omd.
M L
Иач.гр.

Н-гонтр.

Кылыаин
ДСаречко
Ка градом 

2а речгсг :

5.l0 l-< 52J-64
Ъэ особые электропро- 
оодри. УэЗелия и

Стадия
Р

Лист Au$niа 1 ,  
___ У

м а т е р и а л ы СЕПЬаЯЕРПШРАЕКТ



|Ьы пш нение петли н а про&гзлоке Н о н ц е & о е  к р е п л е н и е  про& ол оси
с помощью стальной обоиты

IВариант крепления стропильного 
болта & качеет§е анкера

Узел Ла.
TST Наименование Кем. Примечание

* Анкер К675УЗ ТУ36-1*А5-22 7 -
2 наяяэКная Ю98УЭ ТУЗ£-^5-Й 1

3 3a0frun mpocoSwu КС7БУЭ ТУ3 6 -ibLS-to *
7 4 болт Ж6  ГОСТ 7793-10 3 по месту 1

5 Гайка М16 ГОСТ 5915-70 1

б Шайба 76 ГОСТ 11371- 72 2

7 Коуш 20 ГОСТ 2224-72 ' ! 7
7 Ликер К615ИЗ. ТУЗб “1^5-22 ’ 7

2 2 Загсом тросо&ыи кс?б УЗ ту3S-tUs-az 7
3 Коуш го . гост гггА-7 2 7
1 болт стропильный 6С16 9Ш7936-22033А 7

$ 2 Гайка Ж2 ГОСТ 5915-70 7
3 Шайба 12 ГОСТИЭ71-73 .7

N7 Ликер коние&оО / См. лист Я5
9 4 Гайка N12 ГОСТ 5915-70 7

г Шайба 12 ГОСТ 11371-73 7
Ю П5 Обойма 7 £н. лист ̂

.Канатик то оса

2 ) )  К о н ц е Б о е  к р е п л е н и е  с т а л ь н о г о  т р о с а  

2

Мерки Ж, Г) 5 сп. лист 73. 
С п е ц и< р и к а ц и *  Й е н а  н а  один у з е л

5. Ш-№Ъ]1-65

Т р о с о б ы е  э л е к т р о п р о в о д к и .  
У ш \  к р е п л е н и я  т р о с о &

С п а д и  $ Л и с т  Л и с ?>о§

С Е Й Ь З Н Ш ’ Ш Ш К Т



V
$-е

Т 1

в-в

|8 3

Паз. Наименование \ОЛ. Лсимечан^е

< Кабель АЬ?Г ГОСТ 433-75 - По лреекту
г Пробой /ПБ ГССТ 6323-73 - Пс пре екту
3 Трос, г.ссбо/ока 5-4 ГОСТ 3252-74 - Пс лссестс
4 Полоска К4о4йХА2 7 b 3 S - 2 2 S £ - 6 0 4
5 Прядка *4о7ухД2 ТУ56-3266-30 i
б /ента монтсйеная/М'^Ос кнопкой - .7 с проекту

ТУ36-гв89-&5 -
? Полоска-Прядке К595УХЛ2 7935-2266-29 4
£ Трос, канат Д??*П̂ 4.9мм Г0£73С£2*29 - По прсекау

Указания па nortmaojcy
4. Для закрепления прооо«3о§ и кабелеи на тросе 
следует  припенять*.
4. п л астпассо& уго  п о н т а  э{снуго пер сро ри р оо анную  

ленту ДМ5 или /М10 с Рнопкепи^
2 полоски-пряфки £395 У Х /2 -£ 3 9 £  УХ/2 из алюминил?;
3. полоски к4о4 УХА2, к4о5 УХЛ2 из о<лимкооаннси стал и  

с  лряэ{скапи К ДО? УХА 2;
4 полоори нарезанные из белой свести, оцинкованных 

или окрашенных стальных лиеп»о&. Ши'рина полсски- 
-не пекее fOnn#толщина -  о. 3 - 0 ,6  п л. Полоска «Зо/Осна 
закрепляться прядкой К4 с7 или„§> замок ".Полоска.за
крепляемая .Азамом “па 10пп длинее полоски под пр%$ку. 

2. При креплении пучка прооо<3э1> к тросу монтас(снои 
лентой трое изолируется а£упя Щитками ленты '
При креплении пучка проБоваЁ металлическими по

лосками еле Оцет:
I. трос изолировать поли&инилхлорибмои трубкой тал*цинои 

не менее *мп, а проосЗа -паЗклабкои лоо полоску siecmpo- 
картона;

2 трос изолируется сбупя слоями, а  прохода - обнил слоем 
полибинилхлорибно  ̂ ленты.

НсН.отЗ. К у д ы г и н -4 -й—
Г И П З С а р е ч к о ,
Нач.гр. Н а г р а б ь Hdta*6* ./
И. конто. П С а р е ч к с ь

5. h o i-153.1-66
ЭлевтрспроБобси на га 
крепление пробое 

и к абел ей .
- Р ...1_____ L /
СЕаьашргшиют



[им
$К

сп
оЩ

 Ло
Зп

ис
Ь и

 да
тс

&С
Усз

мм
нй

У*
(f7a\ Крепление отВетВителднои коробки и сВетилЬника. 
\z j)  к проВоЗи В37 В

$

f]7 \  Крепление omScmSu/пелЬнои коробки У246УЗ и отВстВление 
*■ ■" проВод ми матросе - , _  .

Трое ■ Ш .

Ш

Узел (Ьз ИаименоВание Кал Примечание

13

1 Коробка omBem Sum ел Ькоя 1
мгзоух угз/уз ТУЗб-т в-вз

2 проВод явте TSfSrH n-a/s-a i - по проекту
3 Про8одПРНЯТУ/6- 705.456-81 - /ю проекту
4 СВеепалЬкикИСПОг- /00 /

ту го8 РСФСР 2/5-84
S ПроВолона.2 -гц -g Р0С7328г-,Т4 — по проекту
6 Крюк 1 См. лист Р5

130L

1 Serna млк/napmJIMW 7У36-8600-85 — по проекту
г ПроВод М б  ГОСТ558 3- ТЗ — по проекту
3 Норобка отбшВителбкая У246КЗ / '

ТУ36-/450-82
4 Крюк / См. лист ?5
5 Трос ОроВолош 5'2ЦР ГОП3282-74 - ею проекту
6 ПроВод ПРКР ТУ/6-705.456-81 - оо проекту
;

8
П5етил6нт8Ст-тТУгоЗРСРСРг/5-84 /

проВолона ггц -й  т т згвг- т4 по проекту

Спецификация дана на одно закрепление.

6407-153/6?
ТросаВд/е з/ектропроВодна. 
УстаноВка отВетби* 
телЬнЪ/х караВок

CmotiosT/lL/cm \JhJcmoS

СБЛЬЗНЕРГВПРОЕКТ
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■г

еплени£ от&етЬительнои коробки и 
JnnuAbHURo r тросу не перероподосе с 

полотью тросового заэ[<и«а.

i j  I  » А‘ А

1SS.

Н а  у з л е  5  п о к а з а н о  
с т ь е & б д е н и е  c m  « п р о с о -  
ь о й  про&одги S  п р о л е т е ,  
в ы п о л н е н и е  о т & е т & л е -  
н и #  н а  с т е н е  и / и  к о 
л о н н е  с п .  л и с а »

Специфике^# дана 
на одно закрепление.

скрепление отБетбительной коробри * тросу 
е попосцььо nACfHoR-поЗьвсок

[■ ,

2 /
А |

ч8г 11 \

А-А

е
ч

с т е н ы  [ п о т о л к а ) 5Sod со стены [потолка]

Узел Паз. Н аи м ен ован и е Кол.

I V-

Припечение

3

4 Зазрил mpoccibtu К25Г93 7У35~44Л5-22 Л
2 Трос, проволока 5'2Ц*2 Г0С73232-74 - по проекту
3 Кабель ЛВРГ Г0С7А32-7Э - по проекту
и Пленка - побоеека < сп. лист PS
5 Коробка or&Semкотельная КД09 34 Г

?УЗБ-1359-75
€ Винт Мб* 20 ГОС? 1469-74 2

1 Гсиса Пб ГОСТ 5915-70 2

в Шайбе б ГОСТ 11374-75 2

9 Шайбе пру финна* В А ГОСТ 64 02* 70 2

fO Крюк <
<4 Пре bod ПРКД 4*2 ТУ15-705. 456-8 7 - по проекту
(2 С^илькик «слог-со тьгс5 pcecptis-si
в Дгкта пстадз̂ ггА ARfO с кнопкой ТУ 55-е£5Э*в5 - по проекту
ik Гфг&елока .2-214*1 ГОСТ 3252-74 — по проекту

5

А Тросика нет ЛК-О ф34*п ГОС73062-В0 - по проекту
2 Планка-поб&еека ае&эя

3 Пленке-поб е̂екчз npc&as
4 Кабель АБРГ ГОСТ 433-73 - по проекту
5 Коробка о?г£ет&итеАьная К4о9У4

ТУЗб 4259-75 *
6 Винт M6*2G ГОСТ/459-74 2

7 Гайко Мб ГОСТ 5945-70 2 * . - _■,

Шайба б ГОСТ 44374-72 2

9 Швиба причина* бЛ ГОСТ 6 0̂2-70 2

АО Лента лонтес?кся ЛГИСс пялю/ ТУ35-Р593-&5 7о проекту

Нач. отй К у д ы г и н 7 Ж Г
г н п Х а р е ч го ,
Нач. гр- Иагреоо^а

*
Н .к о н т р . XdOtHRQ. /  , , ___

в.1т-\ьъ}-бб
s n a a p o n p o S o d c u  н е  тросах. Стадия

bqpucKRi - - - «
Serr̂ umax

акты крепления о® 
ьныэс коробок

Лиеп» ЛистоЬ

СЕЛЬЭНЕРГОПРПЕКТ
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\ Ответвление к cSe/пилбнику в  конце rpо  собой элект ро- 
' проводки с  установкой ответвительной коробки

\

T fQ  Подключение тросовой Электропроводки
к вводному устройству через соединительную

Узел Поз. //иименавание Кол. Примечание

6

1 Трос,  канат ЛК-Х7 ф4.9ммГ0СТ3082-80 - ло,проекту
2 коробка ответвительная 1 ло проекту
3 Кабель АВРГ, ГОСТ433-73 - по проекту
4

Т?11 - па л0ое*/ги/
б фобядлРКАМ ТО 15-705. Ш * 87 - пи проекту
6 /кокка* подвеска / сн. ласт ?5
7 Сбетьяе*НШ2-1№Т9208РСФСР 215-84 /
8 Кркте 7 си. лист 75
9 бемт ttfrtD  ГОСТ 1469- 74 г
10 Гайка Н.6 ГОСТ S3 IS - 70 г
и Шайба 6  ГОСТ 11371- 78 2
12 Шайба прц&анмая 8л ГОСТ 8402* 70 2

и

/ Коообко ответвительная / по пооек/т/
г Скоба {

----т*---- =£-
СИ-лист гэ

3 М Ы  АВРГ гост 433- 73 — по проекту
4 бант MS*/6 ГОСТ 1485- 74 г
S Гайка m s ГОСТ SS/S- 70 г
6 Шайба пруксинноя SA ГОСТ 6402* 70 г
7 Лябель - гвоздь р г 2

Концевое крепление проводи /кобеля j на тросе осущест
вляется двумя бандаасами, вшолняемь/ми с натягом двой
ными бо/якати монгаусной ленты /1/4-S  ила Л/1* /О. 
Специриксгцце дали на один узел.

б  вводному устройству

...
Hoy, отЗ-
4Ш _ 
« 2 i t

Кельна*
Хрречхо .
Ногу#дово t*z*p

5 4 0 7 -7 5 3 .1 -6 3
a /HJJU/ ‘/УUU и или HU

тросик крепление 
коробок 

б, 11

Стиви 9 Лист Листов
Р 1

С Е Л Ь З Н Е Р Г О П Р О Е К Т  "
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Ч
Крепление коробки и сВетилЬника. 
к трос(/ на перфополосе

Ji'Jt

в?
Узел flat. ИаименоВание Кол.Примечание

к

1 Трос, лроЗолока S-Ш- ГОСТ3888 -14 - по про еищу
г РодВеска /
3 КабглЬЛНРГ ГОСТ А33-13 — по про екту
4 Коробко отВстВогслЬюпЗШЗ/ 7336-1859-80 /
з Винт МВгга ГОСТ 4А 63-7 4 г
6 Гайка Мб ГОСТ S3 TS- ТО г
i Шайба 6 ГОСТ. /4374- 78 2
в Шайба пруо/синказ 6А' fОС 76402 '70 2
3 Кряк 1 \см. лист FS
го СВстилЬкик НСПОЗМ 73/6-545310-80 /
11 Пента нантафиояЗМЮ7336-2699- 83 — по проекту
Тг ПроВоЗ ПРИЗ /х2 7316-703466-81 — по проекту

4а

i ПроВодЛОВ ГОСТ 63B3- 73 - — по проекту
2 Трос канатМ-дФ 4.9ммТ9С73062-80 - ПО проекту
3 Ъ#е/м0тВетВ(/7ел6иб1й3739зЧ93 0C736-S6-B2 2
4 Шее №4ШЗ 7335-8663-84 /
$ Пслоско-аорзска №53X327336-2266-80 2
6 Про медиа. злектракор/лшчТ0С72824-86 2
7 СВетилЬкик НС7102-100 /

78808 РСФСР 845-i4
8 ПраВолска 2-2Ц-Я T0G73282* 74 — т проекту
3 ПрСаад ПРЯЗ/хг Т346-706. Ш- 8 7 па проекту

Уплатив 
cs с т

Спецад.

ние j 
чащью

юкоц

про Soda /IРКJt S о/пВетВи/пелбкои кароВке Вбмолняст- 
специолЬнои рези’ноВои шаибдг.

uy дона но одно закрепление.

5.401-153J-P0
Уоъотт./ run ’2ЮрСЧКОг L/U ЗлектропроВодки на, тросах. ВстоноЗка 

сВетшЬникоВ
Стадия Зист Ристоо Р Т “ ~ .ПС2сР- АЬ<радр/}£ {{АТЛ гх
С Е Л Ь Э К Е Я т е О Б К ТfiKOHip. JЪзречко
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Моркс* $ tfo p ta  6 ct
Марка Ось. Наипено§<*н ие Ко/. /Таеса Примечание

4 Ликер,лист 3*£0*f20 ГОСТ19903-14 < O.flS
г Планка Зля крепления анкера на aoi4

П6
тросе,лист 3*36*60 ГОСТ *9903-74 '

3 Винт П5*20 ГОСТ 1491-80 4 0,0 1б

Л Гайка П5 ГОСТ 59*5 '*70 4 0.04
5 Ubu5d npyci'UHnaS 5 ГСС.Т54о2~10 4 0.004

Мб а
4 Анкор.лигт 3<60*f00 ГОСТ 19903-74 / 0.112

2-5 Cm. /Пб
9 Цайба.элертрокертон ГОСТ 2324-26 4

Поз. 9 листа 71

I I I  5 .1 .0 1 -1S3.1-?2
Нач.сьд. Кулыгин J(A~ '9Л£̂ П1?СПРоосйхи на тооеад СтаЗие Лист Иието5
ГИП З-ер&чко ??онас-§ое крепление про* Р
Иач. гр- НагРхбзРя Ищф &q3oL. ГПь, Р\6а ПЕЛЬЗНЕРГОПРПЕКТ
Н.конпр. ЭСяречко S/̂ T—



f.S/iS*

/Чарка 2

т -/ i- .

\
\

Длина развертки 
крюка /3 2 мм

-----------а— ■ = = a = fc rq -- ' — т[---' ч
Ц--“.... 100

Г too SO

Амна развертки $ 4  /ч/ч

М арка  3

Марке Паз. Наименование Кал. Примечание

М1
/ Шпилька, круг /2  ГОСТ2390 -88 /
2 Тру fa  2 0  ГОСТ3262 - 73 /

М2
1 Планка, полоса 4* 23ГОСТ /03 -  76 /

2 Крюк, круг 6  ГОСТ2390 -88 /

М3

1 Планка, полоса 4*20гост ЮЗ -  76 /

2 Гайка Мб. ГОСТ3 9 /3 ' 70 4
3 Крюк, круг 6  ГОСТ 2390 -88  | /

ММ
1 Петля, проволока 4, ГОСТ/662- 73 /

2 Крюк, проволока 4 ГОСТ /666- 73 /

М3 4 O f айна, лист 2*30*3% ГОСТ49903- 7М /

"-Д-
-<=5

. to * -и
4. Свирку производить двусторонним и /Son {исключение M S J 

Э/екгродо/у Э - 4 6  ГОСТ 9467- 757 
2- Для изготовления крепг/снь/к дети/, ей ; крюков, ими/ex, о/их ох 

следует применягь СтЗ лс ГОСТ S3 S- S3, Грелзрнь/е дети*//
°ло7р ьш и е й/Гд Щ "******"*"*" антикоррозийное

Длина развертки /32нм -Длина развертки /73мм

S. ш -  453.h?3
Грособш электроприводы 

Детали крепления 
Марки М/, /42, М3, М 4, 

M S

1 Aver /истод
р /

СЕЛЬЗНЕРГОПРОЕКТ
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^  Зам ы т ы  крепления сбетильнмоб м и  лоддержибатощ  
%LJ/ г р од бссО к  rp o ca  с  лолощ ьа  кр/ока:̂

Ни сплошной плите
чердачных пмщ ем

Вари им т гронарутни 
гЬ крепления гроса

уоонт крепления

1 !

- f tt

7.2. Лрисгрелибаётго к  ре Span 
п/игы

7. 0. У  дереВямным перекрытиям

■~tr

97///Л ш к г
Ш /////Л

X r

/7'53, 
xcp-
КЗ Уоингнобание Кол.

»

Лримгчсниг

К2 Хрюк / СН.ЛОСТ ?3
КЗ Трюк / СМ. /ест ?3
мк Лелеющийся крюк / Сх. мктРЗ
t Крюк /
2 Урюк У6255УХЛЗ, У625УРАУ, /

Ибгзахлч, T 3 S 6 -/ is f-8 i
3 Шпалt кс У632УХЛЗ. ¥626У М  4 /

туза- /4у/~ в г  “— ;—

7. S. Крепление сВетиле нихс5 
О ПОМОЩЬЮ:

крюки В  
еялэшнт 
PAUTCffl

Вомающегос* хрюка 
В полостях плит пере- 
/срытия

шпил6X0 В
многопустотных

плитах

Указания по понтарсу
заранее размеченным посте* крепления сВетильнакаВ 

или проме̂ утоимых кроплении троса прибить отВерстия 
даа*етрс/г, необходимы* для устаноВхи пряха f и/лильхи/.
2. ПоВВихрмую пасть крюка [ а/лилеки/ побернуть Вокруг оси  
тех, чтобы длимся с  гор ома подернутой части оказалась 
Выше оси Вращения.
3. Встабить хряп В от Верстае со  псВорота подВиуьмой 
части и самозакрепление кряка /шпильки/, зато* падВесить 
сВетольник или трос.
Специф икация дама н а  од н о  Закрепление.

J |

1 I
I I

Hfftori. ftut’Zv* \ J t2~ 1
т и п Хссгъе  ! 4 Г Л ^ Н .

Нх1.г>. iju*rA
- И Я

Мкслил)Ккохчго . i f e d ____

S .407- 753.1-74
ТооссВь/е электропро

водки.
Крепление хрю хоб  

У з е л  7

СтсВи* ХЛост I AffcraS
Р -Л 1 .

СЕЙЬЗНЕРГООРВЕКГ
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6 При наличии упраВления электродВигатглем из нескольких мест (или 
U3 другого помещения) должны предусматриваться аппараты (Выключи- 
тела, переключатели) исключающие Возможность дистанционного пуска 
механизма или линии, остановленных на ремонт.
У. З&зеыление эректродВигателги и пускателей осуществляется при
соединением к  магистрали заземления Вцутрц помещения.

Паз. НаименоВание В о л . Примечание

/. Пускатель ПМД-ОсЯО ТУ&ВМ.Ш-бВ /
г Д В и г а т е л ь  М О Л ' /
3 Модель М8РГЗ*9* 1*2.5 по проекту
ч Скоба,полоса Цх*Ю Г0СТ103-7В / CMjrucm ?В
5 Планка полоса Ч*бП ГШ0ТМЗ-7Б /
6 Заземляющий проВодник 1 па проекту
7 Tpy5oao*s.s гоетзгк-75 1

Указания па монтажу
‘ на фундаментах% проходы обсружиВа- 

ния между фундаментом или корпусами электродвигателей и частями 
здании ш и оЬорудоВания допЖсны 5ыть не менее /м В сВету.

Отступления от этого требоВания могут Быть допущены В Виде 
исключения В случаях, специальна огоВоренных В проекте.
5. ПодВодка лрободоВ к электродВигатето от пускоВои аппаратуры, прокла- 
дыВаемых на Высоте доступной для прикосноВения, допЖсна иметь защиту 
от механических поВрежЗений. Для этой цела рекомендуется Выполнят 
подВодки В  металлических трубах. Рекомендации по Выбору диаметроВ 
Стальных труВ см. лист 55 . ТруЬо /юдВодится непосредственно к короОК- 
ВыВодоВ эректродВигателя^В стесненных местах а при подВодке кэлект - 

. родоигателям малой мощности применяются также метаплорукпВа.
Прокладку трубуж праВило следует произВодит перед отделочными работою, 

3. о  заВисимости от у?лоВии окружающей среды трубопраВоЗы для электро 
прооодок Выполняют уплотненными и неуплотненными.
V. В уплотненных лруболроВсдах соединение труд между содой следует 
Выполнять соединительными муфтами с  уплотнением мест соединения 
подмоткой на резьбу пенькоэого Волокна пропитанного суриком на а лифе.

Муфты закрепляются контргайками. Соединение трубсВаркои запре
щается.
5. Рекомендации по прокладке npoBodbS В трубах см.лист 5*1.
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ф епление а Ь а д п й п о  А П 5 0 Б  &  п л а с т м а с с о в о м  к о р п у с е  Д ю б е л е м

К р е п л е н и е  а в т о м а т а  А П  5 0  6  м е т а л л и ч е с к о м  

к о р п у с е  д ю б е л ь - г в о е З г м  п р и с т р е л к о й i  К р е п л е н и е  а & го о м а т и  ч е с в о г а  £ ы м ю  -  

н с щ е й  т и п а Л Л б О Б  Б  металлическом ко роуее

Лаз. 1 Н а и м е н о в а н и е Кол. П р и м е ч а н и е

1 Д в т о п а т и ч е с в и и  в ы к л ю ч а т е л ь 1 Степень займы
Ап506 16 - ъ г г .  т -ч 1 Р 2 0

г . А в т о м а т и ч е с к и й  в ы к л ю ч а т е л ь 4 Степень запри*
л п  5 0 6  т а 1 б - 5 г г . 1 3 9 - и  .  . 1Ы

3 V p D H w a i e u M 1
4 Сноба 4
5 А и ь н и к  Т У З б - Д О * » * *  | 1
6 С г о н 4
7 flytp m a п р я м а я  к о р о т к а я  Г 0 С Ш 5 7 - 7 5 4 п р и н и м а е т с я

i К о н т р г а й к а  г а с г д з й - 7 5 4 п о
5 Г Ь и к а  у с т а н о в о ч н а я  з а ц е п л я ю щ а я 4 п р о е к т у

т и п  ьМёУВ 4
1 0 Д ю б е л ь  Т 5 3 6 - 3 4 1 - 7 Я г
И Д ю б е л ь -г в о з д ь  Д Г 5 .5 * 5 0 г
1S В и н т  1*1 А *  г о  г о с т  л 4 ? э - 4 0 £

13 Г а й к а  Пк Г О С Т  5 3 1 5 - 7 0 а

1 * Ш а й б а  А  Г О С Т  И З  7 1 - 7в а

( 5 Б о л т  М & £ 5  ГО С Т 1 7 9 1 - 1 0 а

fS П з и к а П З  Г О С Т  5 3 1 5 - 7 0 г -

1 7 Ш а й б а  3  г о с т ц з ? 1- ? а а

14. А в т о м а т и ч е с к и й  б ь ^ л ^ н а / п е л ^  з а к р е п л е н н ы й  н а  с к о б е  и  с о б р а н н ы й  6  м а с т е р с к о й  с о с г о н й п .м у е р -  

, (п о й , г а й к о й  и  к о н т р г а й к о й  / п с з .б . 7  $. 9 )  к р е п и т с я  н а  п о д в о д я щ е й  т р у б е ,  а  - з а т е м  п р и с л о н я е т 

с я  к  о с н о в а н и ю  и  с н о б а  п р и с т р е л и в а е т е * .  А г з ь б о в ы е  с о е & ж е н и я  у п л о т н я ю т с я  п о д м о т к о й  

п е н ь е о Б о г о  в о л о к н а , п р о п и т а н н о г о  6  с у р и к е .
г .  К р е п л е н и е  а в т о м а т и ч е с к о г о  Б ы к л ю ч а т е и »  т и п а  ЛП5016 §  п л а е т п а с е о Б о м  к о р п у с е .*  _ 

г г  Р а з м е т и т ь  нд оы&анци  центры г^ёэд для крепления ае о б  & £ ? е р л и т ь  6 о с н о в а н и и  гн е з д а  д и а м е т р  о н  и  гл у 

б и н о й  с о о т в е т с т в е н н о  п р и н я т о м у  йл я  к р е п л е н и я  Д ю б е л ю . З а к р е п и т ь  с к о б у  е  а в т о м а т о м  с ? ю б е - . 
л я п и  н а  о с н о в а н и и .  . ;

I  С п е ц и ф и к а ц и я  д а н а  н й  о д н о  з а к р е п л е н и е .
« .П р о к л а д к у  п о д во д я щ и з : /п р у б  п р о и з в о д я т  &? з а к р е п л е н и я  п в т с м и т о ь .  
а. С по со б ы  з а к р е п л е н и я  с к о б  (к р е н ш т е й н е  в ]  нс? о с н о в а н и я л  с м .л и с т  8 4

иш т  ю т а  wjfim
1'ПТШ ЕЙДД !ГЖ r @ g

4. С о е д и н е н и я  и  п р и с о е д и н е н и я  пр е  в е б о в  в ы п о л н я т ь  Б с о о т в е т с т в и и  е  у к а з а н и я м и
листов. ______  •_____ л _________

5M -i53)~?F
—  вяление й&йонйтимески* бив - 
:— |л ю ч с Г т е л е й  т и п а . Л Л 5 0  б  

н а  б е т о н н о м  / e u p n u s H b M j  
о с н о в а н и и

М М
Л... L

Й!__ 
L -L

П В Л Ь З Н Е Р Ш Р О Е И ]



Кронштейн для Артем.# автоматического 
хмвеля ПЛВОб В лластмас лозЗ

- - - Л ^
¥*

~ w r

#  Ш

Скоба для крепления аВтомзтрчссхогд 
BBSS 6 Вн&шллическом

гп4
Л .

№

— 4

доз ИаименаВание Кол Примечание
3 Кронштейн, масса •K?Sxi 4
34 Сноба, полоса ЬШЛС710Э-7Вшсс&dike /
№ Планка яш а Р*?07ЛС76б0$-74шмосса'481кг г
5 Скобацшлоса Н070С7/Ш-75,мосса Инг 1
6 Сноба* полоса 4г40Л0С770б7бкосса *0.??кг /
7 Иланеапоюса 4*В07ДС7Ш‘ 7$масса ЮрЗкг /

тола ЛМЛ-оеЩ лоз. 6
пускателя

Рсзбертка скобб/ 
Вариант крепления дюбелем 

fanLtf - 2от5*Н

Планка* поз В-2

я 7 £

З&аб.Р 7

^ ]§ § £
т
это

ComBpfS

РазВертт скобы, лоз. 3- 4 
Вариант кроимая дюбелем.

РазВертка скобЫ поз. В* 
Вориант крепления пристрелкои 

2ртШ

t -

. [ Л

I-AU

5
.

~ ~  ~ Т ~  \ л Т ~
1

_ ^ L
г г

Т Р Г
г

/  ю г / 7 щ \37 i
\об

Общие ВиВЫустаноВки олларатоВ см. лист ??
8спецификации ВанЫ cxodbi, крепление которых предус
матривается дюбелем.
Позиции с индексом** а относятся к деталям, крепление которых 
осуществляется пристрелкой.
СВорку лроигВодитб злеклзрооомВВВ fOCJSiSblB.
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НаименЬЬание Кал. Примечание

1 Штуцер коробки Быбода $лгклрод&игаФгля
г Р̂ Фта переаодная ГОСТS951-75 4
3 Пуфта прямая короткая ГОСТ6351- 75 4 принимается

по
проектуi Ниппель /труба] f0C73*ff2-75 4

5 Контргайка focresfiMS 4
6 Труба гос7згег-т5 4
7 Гибкий ББод Ta36HSe<-3S— .......  —.....  — ------ . 4

.Указания по монтао|су

1 Соединение трубы е  коробкой БибодоБ э л е к т р о д в и г а т е л я  Б ы п о а -  
няетсЛ следующим обралоп г

< ). п р а  Б н у т р е н н е и  р е з ь б е  Б  ш т у ц е р е  к о р о б к и  ,Б ы 6 о д о 6  н а б е р -  

н у т ь  нс* т р у б у  { п о з .б )  к о н т р г а й к у  с м у < р т о й  / я о з . 5.ъ); 
Б Б е р н у т ь  н и п п е л ь  f n o a . 4 j  Б  ш т у ц е р  к о р о б к и ; с о г н а т ь  с  т р у б и  

н а  н и п п е л ь  п у с р т у  и  з а к р е п и т ь  е ё  к о н т р а а б к о и ;  
ф п р и  н а р у ж н о й  р е з ь б е  н а  ш т у ц е р е  к о р о б к и  Б ы б о д о Ь  н а  В е р н у т ь  

н а  т р у б у  [ п о з . 6 ]  к о н т р г а й к у  с  м у < р т о й  / п о з . 5 , 2 . 3 ) ,  а  з а т е м  

с о г н а т ь  с  m p y 6 w  н с г ш т у ц е р  м у е р т у  и  з а к р е п и т ь  е е  к о н т р г а й к о й ,  
г .  С о е д и н е н и е  м е т а л л о р у к а Б а  с  к о р о б к о й ,  п у с к а т е л е м  о с у щ е с т в л ю е л 

с я  с л е д у ю щ и м  о б р а з о м ;

о) т р у б н ы й  ш т у ц е р  с о е д и н я е т с я  е  т р у б о й  и  з а к р е п л я е т с я  Б и н т о м  
6 ) с о е д и н е н и е  с  п у с к а т е л е м  о с у щ е с т в л я е т с я  с  п о м о щ ь ю  

Б Б о д н о г о  щ т и и е о а  и  з а з е м л я л о tu & i5

Г " 1 “ Т
К5ДЩ[5ШЯЕМИ (Я

!§Ш некси?
Я см ггсааоеч^^^^

5.h(n-i53,t~?9
С о е д и н е н и е  с т а л ь н о й  т р у б ы  
и г и б к ч г о Б Б о д а  с  к о р о б -  
р а п и  Б ы Б о д о Б - э л е к т р о 
д в и г а т е л е й  и  п у с к а т е л я м и

АмА)Я|Акй tocmoBi

С Б Л Ь З Н Е Р Г П П Р О Е К Т
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"Соединения столЬноотрубЬс
исполнения 

4-4 ( с помощьюлрлноимуркЫ]
ШЗнвтрслЬмйце/ш из пускателя б  кнопку 

на корпусе пускателя

Соединение еталбной трудЬ/с 
пускателем защищенного исполнения £дод ВлускааелЬ ши кнопку защи- 

/-3 щенноео исполненияпитающей цени
З ' З  ( м о б е л е м ) 2 -

la* ТИ~ Корпус ПУСКОПЯЦ

Роз. НаименоВание Кол. Примечание

1 Мирта прпмеяререходюр№786)7- 76 /

принимается
ПО

проекту

2 Контргайка P0C7BSSP 75 - 1
3 lfiS/За Г0С73?бг-75
4 Hunaub fOCJ 8$В 7 -15
5 Райна устоноВочноя заземляющая 2

т ия к т и э m s -m i -s s
В Птичка сализтолекобая 8/77338-7833-80 i
7 Шейда ргзш&Вая имошяющозт / тятина 4зд*ш
в СалЬнин прибертной 7538-7332-8) / по проект*/

Указания ло монтофу

ВВод В пускателд и ннолну пбмеВодонеррощаемого исполнения 
питающей цели

Ъ-1:2- 1;/моделем) й-/(кабелем)

ж .

пускателя

Рекомендации ло улл отменило соединения нрудЬ/ 
с гнездом солбника см. пункт/указании по мант& 
Для соединения mpydbi с пускателем/узел /•/] 
Вместо еюнтргойки /гоцено при*
Вечную заземляющую воину.

i  Соединение узлоВ / - /  и /-В  осуществляетсясеоном мурт/ttс зонреп- 
ленной подводящей трубд/на гнездо сслбника пускателя предварительна 
обмотанного /юклец пропитанной суриком с закреплением муф/пд/ 
монтреойкои
2Для соединения узла 1-3на закрепленную подВодящую труду нибер- 
тЬ/ёсется устоноВонная зоземляющая еайщна труду устанавли
вается пускатель и закрепляется Второй заземляющей гайкой.

3 -PfnpDEcdoMu) З.Дая соединения узла 2-Зф переходная муфта/юз.)]наоертд/Вается 
на енезЗо салЬтка пускателя./бурту с именной упраВления соеди
нить с ломощЬю ниппелз/позА). Все соединения Вб/полнитЬ с 
уплотнением подмоткой ланпц пропитанной суриком, 
i  Для уплотнения BSodz Влуснателд проВодами- узел 3’ ̂ казреддш 
из лрадодоо сламощбю полого шила протяеиВается игрез спе
циальную резиноёую шайбу (поз *)].

Ноу, aid ХНлрггин ЗНВГ:
£407- /53.1-80

Ьде/ка проРздйбинабш&фе
CmjdâJfi/em рисмоВ



Крепление скибь/ дюбелЬ-гВоздем

Крепление скобы дюбелем

Крепление скобд/ 8мos ной

К размеры помету

Щ
Роз. Наименование Кол Примечание
/ Сноба. 3 Принимается

по
проен/пу

г ПюбелЬ-гЕозЭь ДГР&5Ш 8
3 U/oSeti36881/3 7338-SU-7S. . 2
* (ЬобиЬУвШЭ 1336-34-73 2
5 Шуруп /-S *4 0 70С7 УН -80 г
€ Аесчоно-ценентнЬ/а pocmSsfi

Указания по монтажу |

Вобранному дюбелю: 
бJВето fun

и заВернутЬ с помощбю отВертни (ключа); 
г) Крепление сноб К бетоннОм шикирпочнЬм осноВониям производится дюбе- 
лзми типа Убб8УЗ, УfflУЗ и другими.

8. Крепление сноб нбетоннбм или кирпичнб/м осноВониям п/ 
дюбелЬ-гЕоздями одним из следующих способа!: 

а)ДюбелЬ - еВоздем ручной забаВни JJfP 3,6*36;
ЫДюделб-гВоздем для пистолета 

по бетонуДГ $6*60 
по Кирпичу ДГ №66/60)

Спецификация дана м  одно закрепление

Нтоядrun тшшлшятШШЯбРШР- 1
1 ■ т ~Ш ш \Згш**ска*\#&«А- |

5А01-Ш 81
Крепление скоб н бетон- 
нрм, хирпичнЬ/м о дере Вм- 
нЬш всноВониям СЕЯШШШРОБВТ
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При скрытых Электропроводках

/ , Креме ми* выключателей и штепселей Ate род его* при 
скрытой проводке ос/лолняется с  помощью стильны* 
ксробйх к У £  -  7м ух/3, б  которые встраиваю тс я оыклю- 
натела а штепсельные розетка.

2. Стальная коробка вмазыбается $  гнездо алебастровым 
риствором. Диаметр гнезда нв менее SO мм, глубока не менее 4б**.

3. Присоединение а ответвление прокладываемых скрыто плоских 
проводов Валнсно выполняться с запасем лреёода длиной 
не менее SO мм.

4. При присоединении плоского провода к  займам выключи- 
гелей, штепсельных розеток, разделительная пленка 
Волжска быть разрезана ши вырезана лишь на участке, 
необходимом для выполнение присоединения.

5. Металлические коробки в  местак ввода плоских проводов 
Волнсны омеге втулки из изолирующего материала либо на 
поовод доллкна быть наложена дополнительная изоляция 
(три- четыре слоя из прорезиненной или липкой поливинил- 
хлсриднои ленты].

В. Выключатели рекомендуется устанавливать на стене у  
дверей со стороны доерной ручки, чтобы они не Закрывались 
открывающейся дверью. Высота установки выключателей 
на стене должна быть /,6м .

7. Штепсельные розетки должны быть установлены на 
высоте 0.8- ( м от пола и ро возможности удалены  ̂ от 
звзепленных частей ( трубопровода/, плиты, раковины] и 
находиться от них на расстоянии не менее, чем а,6м.

8. остановка выключателей и штепсельных розеток в
ванных комнатах, душевых, раздевалках при душевых 
не допускается. '

9. Ответвительные коробки при скрытой проводке крепятся 
аналогично стальным коробкам для встраивания выклю
чателей и штепсельных розеток. Диаметр гнезда а 
его глубина Зависят от размеров коровок.

м о н т а ж у
При открытых электропроводках

t  Выключатели и штепсельные розетки в  помещениях 
сырые, ого So сырых, с  едкими парами ш и газами 
применяются герметические, во всех остальных 
помещениях f кроме взрывоопасных] нормальные, 

г. Нормальные выключатели и штепсельные розетки 
устина&швфотся на круглых (квадратных] деревянных 
розетках диаметрам 60 - 70 мм.

Ч- Розетки крепятся одним из следующих способов - 
aj к деревянным основаниям - шурупами [ш уруп S*4o]; 
б ] к кирпичным и бетонным основаниям - приклеива

нием клеем BMp-Si ши дюбель-гвоздем ручной 
Забивки 3.S* 36  мм.

3. Выключатели рекомендуется устанавливать на стене у  
двери со стороны дверной ручки, чтобьл они не Закрывались 
открывающейся дверью.
Высота установки вь/ключа/пелей на стене долЗсма быть (.6м.

Ч Штепсельные розетки дслрсны быть установлены на высоте 
а8-/м от пола и по возможности удалено г or виз ем - 
ленных частей [трубопроводы, плиты, раковины ] и 
находиться от них на расстоянии не менее, чем в. 6м . 

в  ветровка выключателей и штепсельных розеток в ванных 
комнатах, душевых, раздевалках при душевых не допускается.

ЧЬу.ртЗ.
пии
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kx/.trzoff
Яру, гг.
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S . 4 0 7 - / 5 3 J - 8 2
(/хоз&мая 

ой мантаре у  вылглюиа- 
телей и  штепсельных 

розеток
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крепление Бык/.кэчагпеля

2j) крепление штепсельной розетки 

Л — ---- — г— Ф

УЗРА Поз. Наипвно&аниР Кал. Прилечаниf
4 выключатель 4 по проеду

4
г Розетка деревянная 4
3 Про Sod ЛПЪ. ГОСТвЗгЗ-19 - по проекту
i Шуруп 5 *гг, гости И-so ?
< Розетка штепсельная i по проекту
г Розетка Зере£янная 4

Р 3 Проход АПРН. TiMS-105 458-11\ - по проекту
к Шуруп 5хг2,П>СТ*-М«30 г
4 Розетка деревянная 4
г Шуруп 5*40,Г0СГ«45-*0 4'
3 Клей 5ПК -5К, Т936 -373-77 Г

Крепление деревянной розетки

Спецификация dan а на одно закрепление.

5.4q'?-*53J~d3

Стадия Лигт Аисто§крепление ьы ключе телеи 
и ш т в п е е л ь н ы ж  ' р о з е т о к  
к основаниям при

&А
эытси
£ШДО.

ШЬЭНЕРГВПРВВКТ
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Соединение алкзмини еёднп фал опрессоВнои 
с помощЬю*

4 Пресс-ялещей ПН-3

г .  Пресс-клещей П К - В

- . Bbidop пресса* Таблица,
о зооисамости о т  сечения орил
Суммарное 
сечение фил 
ВеилЬЦ к н

КабелЬнЫе
гильяы

ТУ1б'/4Н-83

М отр и Ц а  и п уа н со н  
пресс- клещ ей
П К - 3 :  л к - 4

1 5 4 -4
л i1$ 4 - 2

П 5  4 л я '26 5 - г
3 0 5 6 4 Д -6 л я у  7*/ 6 В

8 4 4Д 8
65 8 - г

te
n

___________________ _______________  №
Указами* по апрессоёне , в

осе работы ЗолфнЫ Вестись бсоотВетстёии с инструкцией мнк с с с п 
Олрессобка ЗиВлением применяется Зла оконце Вомия, со Шнеки* и 

етВетВления алюмониеёЬззс. алюмомеднЬх и меднЫх afcuA изолираВиннЬлх 
яроВодоВ а побелей с использованием стандартною: кобел ЬнЬ/х еолЬз инононгч- 
никоВ,В&бираемЬа ВяаВиСимоапи отсечения фил соединяемб/х ши опок} 
цо8б/8аемЬзх нроВоЗаВ-

Иеха/яамами Зля оарессоВки маленечко по 8  и еилЬз на фалах яроВодоВ 
о кабелей слуфая ручнЬю оресс-клещи ДК-3 и ЛК-4,механически с ручнЬее РМЛ'7М1 
и еиВраВлические ярсссЬегиЗраВличесние прессысзлелтропроВодомиЗр, Вноторба 
устамаВм/Вомзт сменнЬ/е матрицы и пуансонЫ бзоВисимости отмояерисщсече- 
ми» и класса п/сип. j

Соединение и етВет&ени* фол с однослщрекм/м ЗВодон проВобоВ ВгшЬзу ВЬполнятт 
одним местном ВдаВлиВопиемtnpu болЬшем количестВе соеЗиняенЬ/х фол применяют 
tuAbihi дВоиноО ВлинЫ С ВВуслщронним ВВодом проВодоВрих аресеоВЬВоют Вбумя ВВоВ- 
лиВониями..

Для ямучения требуемого кочсстВа контактного соединения перед опрессоВкаи 
необходимо ВЬмолкатЬ поЗготоВитслбнЬх технологические операции:

I  бсВоббВшпЬ фоВоЗа ши кабелЦ подлежащие оконце Вопию ши соединению, от 
изоляции ноучоаякцродном по длине трубчатой части наконечника, /нолобина ВлинЫ 
соединительной еилЬяЫ)плюс дмм для проВоЗоВи /Онм Зля кобелей 

г. ОсВобофденнбт от изоляции ненец елтминиебой цсшЬ/ понрЬипб снаружи слоем 
Вазелина, щи настЬ/ изочиетитЬ металлической щеткой до блескц поте зтогоочис- 
титЬ усилу от грязного Вазелина ши пастЬ/ и noxpicmb еечистЬ/м слоем Вазелина 
или пастЬ/, медную филу зачиститЬ до металлического блесна.

3. Во чищенн6 м конец усилб/ ВВести ёочищеннбш илмолнекнЬзйкВсрц-ёЬзелоно- 
Воо ши цинка Вазелине Вои пастой наконечник ши соединительную гилЬзу таким 
образов чтобы фила Входила В  наконечник Воутра а В  соединительную гилЬзу- на. 
полоВину ее ВлинЫ.

кДроВести опрессоВну применяя пресс • клещи ЛК-Ви иеполЬлуя при местном 
ВВаВлиВонии влюминисВЬяя фол сечением ВВ&мм*гил6з6/7.3‘44-д-£0 иВр; 
меднб/х усил сечением 46мм*наконечники 4-д-J  М иЗр. и гилЬзЬ/ ГМ.

Для ононцеВания алюминисВЫмо и медно олЮминиеВЬзми наконечниками и 
алюминиеВЬеми гилЬзами проВодоб и кабелей сечением 76-3дмм? а толфе Зля 
соединения и отВетВлсния алюминиеВЫми гилЬзами лроВодоВсуммарнЬш сече- 
наем /В'В3,3мм*йсаолЬзуют пресс •клещи /7X4.

До окончании ОлрессоЗки удаляют остатка ностЬ/ и изолируют 
место соединения или отВетВлсния.

ш ш .
гоп
у т .
vf. конто.

Нцль/т

хт ж ь.
ч

S 4 0 7 - / S 3 J - 8 5

Соединение 
оконце В оние и  ст ет ёл 
к и е ф и л олрессо бкаи

WpijvM. ч/ДЫжфж

£ -Х

С  Е П Ь З Ш Т П  П Р О Е К Т
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Пвимвнвние двухполюсных ктщви при 
соаркв аяюминиеоых & ил

Медная

{Соединенив и omhm&ncHUB предварительноскручшыж олюмини^ых 
щ ш , а  т ак& в олютниешх и модных ж ил сечением £ 5-/0 мм' 
СоаркаВ узальнш н электродами с  применением флюса

Указании поспорив скрученных м /л
'*  электро-

(Парка алю миниеШ  Жилы с медной

2. Соединение и отЕетЬпение 
алюминиевых преаЪаршлельно
с к р у ч е н н ы х  н / щ  с е ч е н и е м  £ 5  ~ В м м г

Электросборкои с  помощью ап
парата 8КЗ-i

Применение мю скоф цеЬ при 
сборке алюминиевых Жил

В с е  р а б о т ы  д о л ж н ы  В е с т и с ь  В  с с о т б е т с я & и и  с  и н с т р у к ц и е й  м м с с  с с с А

щ А / н е н и е  и  о т В г т б л е н и е  а л ю м и н и е б ы х  п р е д в а р и т е л ь н о  с к р у ч е н н ы х  ж и л  

с е ч е н и е м  о т  3 .5  д о  Ю ы м * э я г к т р о с б а р к о ц  с  п о м о щ ь ю  к л е щ е й  с  у г о л ь н ы м и  э л е к т р о - 

В а м и  с п р и м е н е н и е м  флюса п р о и з в о д и т с я  п у т е м  р а с т г а В л и В а н и я  их к о н и о б , п р е д 

в а р и т е л ь н о  з а ч и щ е н н ы х  ̂ с к р у ч е н н ы х  и  п о к р ы т ы х  ф л ю с о м .

Р о с п п а В л е н и е  с о е д и н я е м ы х  к о н ц о б  Ж и л  д о с т и г а е т с я / p i  

к л е щ е й  п о д к л ю ч е н н ы х  к  В т о р и ч н о й  о б м о т к е  9 - /3 8  п о н и Ж о ю щ е г о (л а я л ь н о г о ^  т р о н е -  

ф о р м а т о р а  м о щ н о с т ь ю  ЗкВЛ.
в о л ь н ы е  э л е к т р о д ы  к л е щ е й  д о л ж н ы  б ы т ь  п р е д в а р и т е л ь н о  з а м к н у т ы  и  

р а с к а л е н ы . К о н ц ы  Жилр а с п л а В л я ю т с я уо б Ж и м о я с ь р а с к а л е н н ы м и у г л х м и  к л е щ е й .

П р и м е н е н и е  п р и  э т о м  ф л ю с а  я В х я е т с я  о б я з а т е л ь н ы м .

С б о р к а  з а к а н ч и в а е т с я  п о с л е  л а я В л е н и я  н а  т о р ц а х  с к р у ч е н н ы х  л Ь и л  м о р и л а  

р а с с л а б л е н н о г о  м е т а л л а .

А н а л о г и ч н о  п р о и з в о д и т с я  с б о р к а  а л ю м и н и е б ы х  Ж и л  с  л о м о щ ю  п л о с к о -  

г у б ц в В  с  у г о л ь н ы м  э л е к т р о д ы  з а г к а т о /м  б  д е р ж а т е л ь .

Выполнение соединения Жил этим способом н е  т р е б у е т  am исполни
телей особых набыноб и Высокой квалификации.

О т б е т б л е н и я  В ы п о л н я ю т с я  аналогично с о е д и н е н и я м ,  но б  э т о м  с л у ч а е  

с к р у ч и б а ю т с я  т р и -ч е т ы р е  с к а л ы .

Этим оке способом Возможно соединение однопробалочных алюминиебых 
Жил с людными. 8 Этом случае концы Жил Зачищаются сучетом того что ого 
ренная стюминиеВая окила плотно наВиВается 3~Ч битками на медную Жилу axtti 
чтобы конец последней Выступал на 3-4мм из-под биткоВ. Рлюниниебая Жила зачи
щается примерна на длине 50-60мм. а медная-на длине 3530мм: После остыба- 
Ния металла место соединения следует зачастить прободанной щеткой.; цро- 
мыть бензином а покрыть асфуль/поьым лаком. Вонцы соединяемых Жал при 
электросбарке рекомендуется располагать Вертикально Вниз (угли Внизу), 
хотя сборку моУсно осуществить и при их наклонном и дроке горизон
тальном лолоокеции.

П р и  с б о р к е  а п п а р а т о м  8 6 3 - f  б з б о д я т  п у р к о В о й  м е х а н и з м  с  у г о л ь н ы м  

З л е к т р о д о м }  з а к р е п л я ю т  с к р у т к у  Ж и л  ( г у б к а х  д е р ж а т е л я  т а к , ч т о б ы  т о р е ц

л  .......... ...... * *  аппарата.
п р о -  

в г о  к о н -

Усил

l/3i ирарплаЬление торца скрутки 6 
такта с угольным Электродом. Угольный электрод под дейстбием пру 
окинь/подается вперед Выполняя осадку сборного соединения на олредея^ 
нуюбеличинупоаоспткенци которой происходит абтоматическое отключение.
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Примеры присоединения шюпиниебы*
$сил

1. К на борном и зажиму £. К быбобу катишкц
аппарате

ч
$'(к
*Q

з. К ЬыЬоду измерительного 
приборе

Оконцебание мебныхмногопроба-. 
лочныа пробобоЬ рольцебы/р 
►обельным наконечником

h. К зажимам счётчика £0

I б и н т
г. Шайба пруяКиНноз
3. UJoOtSd
i  Ш а й б а  - з б ё з д а ч к а  

5.3|Силс( опресеооонноя 
; ЯОАЬцёр>ЫГЛ кабельным
HOROHSHHUftOM *

.-** ._. ■ • • • - - -

________________________________________________________ т

1 Выпускаемые алектроустснобочные изделия быдао&ого и обще- 
прамышлепнамз назначения /6 том числе Ёыключатели.пгреклю̂ атели 
на fifO и 15А]о5еепечи6ают присоединение алюпиние£ых, медных 
и алюмонебных. про&обоЬ сечением до 10 чп* 
г. Для зпоО чели Б них предусматриваются пружинящие устроист&а 
{ajou&ĵ ofieenefuIcKsnue постоянное давление на присоединяемые 
прЬБодч, а fnaft̂ cc уетра6сп^а<предохранлючие npoSodd dm £ыда&- 
ли£ания из-nod контактное® зажима.
A ЙиЬорные контактные епеЗинения ал«минае£ыж обнопробо/оч- 
нызс э£ил проЬовоб и побелей сеченаег. до iSnn* Выполняют 
непосредственно путём изгибания конца фшы £ кольцо или без 
форпиро&вния кольче* с предохранением С обоих случаях фасон
ными шайбами faleadoMKci, П- образна я). Для предо т£р а имения и* 
от оамоот£инчи^ания и поддержания наддещсиц̂ ео контакта приме
няют прцэ^н ные шайбы.
4 Медные однопроболочные филы соединяют согласно п.З. Разре
шается присоединять водному ВыЕпду д£е жилы,оформленные 6«ww*
5. П nosonp обола иные медные филы‘ сечением do 1Q мл* соединяли! 
с плоскими Вы&одами ив nedbjалюминия и их спла&об, после 
изгибания конца осилы § кольцо и пропайки или оконцеЕенил 
*альче£ым наконечником, стельными бинтами с полукруглыми 
или цилиндрическими еолобкепи.
& При применении устсн об очных изделии, контактные 
зажимы которых не приспособлены Зля присоединения 
алюминиебых. ripo6odto&# необходима ис/панобка дополнитель
ной шайбы -збездочки у пружинной шайбы. j ;

Присоединение однопроМолочных и мноеоароболочных 
асил прободоб и кабелей к аппаратат, электро- 
уетайобочным изделиям и т.п. быполняется §
ео о тб ет а тб и и  с ggg^ cicP T

1Ш1В-
jffPKMKQ
t o a E E ~

Ĥ suna £ад taittt, S&bL

& 401>*53М ?

Присоединение #йл проб о - 
Зоь и кабелей к защитам 
зле к троуста ноьочнькзс 
изделий и аппаратов

fefeJBI ibfcMSMEMi

СЕЛБЖРПИДОШ.



С о к и  м ы  о т б е т б и щ в л ь н ы е

аабэяуз^ьвюмуз-гу^гпуз

yfieixAf

О т б е т Б л е н и е  о т  педныл и  а л ю п и н и е б ы *  м а г и о т  р о л ь н ы е  п р о б с З о б  
б е з  о *  р а з р е з а н и я  а н а л о г и ч н ы м и  м е З м ы п и  и  с и ю м и н и е б ы м и  
n p o t o d d n u  б ы п о д м л ю т  С ж и м а м и  У Ш М .  У 7 3 3 Л ,  У ? з А м , S 0 3 S W . у * 5 3 м ,  

y f l ' J O - y A V S M ,  b S S l  с л е д у ю щ и м  о б р а з о м ;
<  Н а  м а г и с т р а л ь н о м  л р о б о б е  &  м е с т е  о т б е т б л е н и я  н а  З д и н е ^  

н е о б х о д и м о й  д л я  у с т а н о & к ц  с с К и м а  с н и м а е т с я  и з о л я ц и я ;

2 .  А л ю м и н и е & а я  o Jc u a o  з а ч и щ а е т с я  с  п о м о щ ь ю  ш г у р к и  п а б  

с л о е м  б а з е л и н а  / К Б З  и  6 р .)  и л и  к о а р ц е - б а з е л и н о Б о й  п а с т ы ,  а  п о с л е  

з а ч и с т к и  п о с р ы в а е т с я  с л о е м  ч и с т о й  к б а р ц е - б а з е л и н о б о й  и л и  

ц и н р о - Б а з е л и н о Б о й  п а с т ы .  К 1 е 6 н ы е  з }с и л ы  п р о м ы & а ю т  о р г а н и ч е 

с к и м  р а с т б о р и т е л е м |  б е н з и ^  у а й т - с п и р и т  и  8 р . J .

3 . Р а з б и р а е т с я  о т Б е т Б и т е л ь н ы й  « К и м  и  м о н т и р у е т с я  н е  

м а г и с т р а л ь н о м  п р о Б о З е  б  м е с т е  о т б е т б л е н и я .

А. Зачищается огрБетБителъный пробой аналогично п.2 
и ббобится б сбое гнездо сйриме перпендикулярно магистраль
ному пробойу, Лробоба с зоилами сечением <.5мпг*/клоЗыба»эт- 
ся перпендикулярно сбоепу енезду/о. г. параллельно ноаистрал*- 
ному npotadyj. .
5. Производится затяжка бинтоБ cafcuma. 
fi. Обебается изолирующий корпус.

С о е д и н е н и е  а л ю м и н и е в о г о  п р о б о З а  2 . 5 м м *  с  м е З н ы м и  
• а р м а т у р н ы м и  п р о б а  З а  п и  / о З н  о б и л ь н ы м и  и  м н о г о с и л ь н ы м и )  

п о г а н о  о с у щ е с т в л я т ь  п р и  п о м о щ и  л ю с т р о г о г о  з а щ и п а  К Л - 2 .5 .
С о е Э и н е н и е  о с у щ е с т в л я е т с я  с л е д у ю щ и м  о б р а з о м  : 

с о е д и н я е м ы е  п р о Б о б а  з а ч и щ а ю т с я  ш к у р к о й  / м е д н ы е  о б ы ч н о ,  

а  а л ю м и н и е б ы е  n o d  с л о е м  В а з е л и н а  и  е м а з ы б а ю т с я  я б а р ц е Б о - б а э е -  

л и н а Б о й  п а с т о й / . О о с л е  з а ч и с т к и  п р о Б о З а  П р и с о е д и н я ю т с я  к  

п л а н к е  и  п р и н и м а ю т с я  Б и н т а м и  с  ш а й б а м и  / с п е ц и а л ь н о й  
п р у ж и н о й ) .

С о е д и н е н и е  в к л а д ы в а е т с я  Б и з о л и р у ю щ и й  корпус.

—

Е Ю Килыгин 1
Соединение проб а до Б

СстаЛя! Л и с т  1 А с о т о 5
J№_ 3topff4KO_ Т5 ! Г 7
Н а ч .г л

1 ' — с помощью сэ}еитоБ
[ШЗКШОТОЕКТ 
_____ ;__________ 1Н.сонтр.Йаоечко *
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Вестях SSOjtSOd (2*2506) с глуамаэзегменной 
н е й т р а л ь ю  д р л р р н о б к т ь  в ы п о л н е н о  з а н у л е н и е .  

З а з е м л е н и е  к о р п у с о в  з л е к т р о п р и ё м н и к о Б . я и т а ю щ и х -  

с % о т  з т и я  с е т е й  б е з  и х  з о н у л е м и я  н е  й о о у с л а с т а д .  

Н о  Б Б о д о х  Б  у с и л и е  d o  п а  и  с а б о Б - ы е  д о м е т и  п р и  и е -  

п о л ь з о б а н о и  I  н и х  с т а ц и о н а р н ы х  п р и ё м н и я о Б э л г м р р -  

з н г р г и и  з л е к т р и ч е с к и х  п л и т , к и г > я т и л ь н и £ о 6  и  т п .

£  м е т а л л и ч е с к и м и  к о р п у с а м и ;  в  т о * з } г е  з л а с т р л е с -  

K U X  П р и б О р о Б  и  M C flU V JH  б с м ы и о и  М О Щ Н О С Щ и / с Б ы ш е  

1ЭкБт) боданы Выполняться поБторные заземления 
н у л е в о г о  п р о Б а д а . П о в т о р н о е  з а з е м л е н и е  н у л е в о г о  про- 

Б о д е  В ы п о л н я е т с я  т а к # е  н а  о п о р а х  Б о з д у щ н ы х  

л и н и и  с  о т Ь е т Б л г н и я м и  к  Б Б о д с т  Б  п о м е щ е 

н и е  г д е  м о ; Я г е т  б ы т ь  с о с р е д о т о ч е н о  б о л ь ш о е  

к о л и ч е с т в о  л ю д е й / ш к о л ы , я с л и , б о л ь н и ц ы  и  

т . б , ) , и л и  к о т о р ы е  in p e d b т а Б л я ю т  б о л ь ш у ю  х о 

з я й с т в е н н у ю  ц е н н о с т ь  ( р к и Б с т н с Б о д ч е с к и е  п о м е 

щ е н и я ,  с к л а д ы , м а с т е р с к и е  и  п р ,) .

З с т а н о В к о  о п о р , н а  к о т о р ы х  В ы п о л н е н о  п о Б т о р н э е  
з а з е м л е н и е  н у л е й  о г о  р а б о ч е г о  п р о х о д а  Б  м е с т а х  

о б ы ч н о г о  f y o x o d c i  э д и б а т н ы э с  н а  ф е р м а х ,  

н а п р и м е р ,  у  Б х о д о Б  Б  п о м е щ е н и я ,  н а  В ы г у л ь н ы х  
п л о щ а д к а х  и  т . п .  м е с т а х ,  а  m e t o p e  н а  р а с с т о я н и и  

м е н е е  5 м  о т  с т е н  з ^ и Б о т н а Б о З ч е с к и д  п о м е щ е 
н и и  н е  д о п у с к а е т е * .

Присоединение заземляющих проБодникоб к за
земляемым конструкциям должно быть Бьтсмнено 
сБаргои.й присоединение к корпусам аппара
тов, машин и т.п.-еБаркои или надёжными 
бон любыми соединениями.
При наличии сотрясении или Бибрации должны 
.быть приняты меры прошиб ослабление контас- 
та (контргайки, пружинные шайбы). 
Присоединение заземляющих проБоднияоБ к - 
металлическим оболочкам кабелей и лроБодоб 
следует Выполнять падкой с предварительным 
механическим креплением припаеБаепсго

I

ПроБодникс при попощи скрутки жопута и др. 
Каждый заземляемый элемент устамоВки дол
жен быть присоединён к нулевому защитному 
про&оду или Заземляющей магистрали, 
соединяемой с  мулебым рабочим прободом при 
ББоде £ помещение, при помощи отдельного 
отБетБления.
П о м г б о Б а  т е л ь н о е  В к л ю ч е н и е  6  з а з е м л я ю щ и й  

п р о Б о д н и к  н е с к о л ь к о *  з а з е м л я е м ы *  ч е с т е й  у с т а 

н о в к и  з а п р е щ а е т с я .  О т Б е т Б л е н и я  к  о д н о ф а з н ы м  

з л е р т р о п р и е т н и и а п  д л я  и х  з а з е м л е н и я  д о л ж н ы  

о с у щ е с т в л я т ь с я  о т д е л ь н ы м  ( т р е т ь и м )  r j p o ^  

В о д н и к о м  з а щ и т н о г о  з а н у л е н и я .  и с п о л ь з о в а н и е  

д л я  э т о й  ц е л и  н у л е в о г о  р а б о ч е г о  л р о б о д а  

о т Б е т Б л е н и я  з а п р е щ а е т с я .

В  п р о и з Б а б с т Б е н н ы х  п о м е щ е н и я х  е  б о л ь ш и м  к о л и 
ч е с т в а м  з а з е м л я е м о г о  з л е с т р о о б о р у д о б а н и я ,  Б м е е т о  

заземления к а ж д о г о  злепента з л е к т р о у с т а н о В к и  

. н е п о с р е д с т в е н н о  о т  з а з е м л и т г л я  п о Б т о р н о г о  з а 

з е м л е н и я  н а  Б Б о д с  р е к о м е н д у е т с я  п р о к л а д ь / Б а т ь  

п о  В н у т р е н н и м  с т е н а м  м а г и с т р а л ь н у ю  л и н и ю  

з а з е м л е н и я , В ы п о л н я е м у ю  л а л о е о Б о й  / с е ч е н и е м  

н е  м е н е е  3 * 8 м п 8) ш и  к р у г л о й  / З й а м е т р а п  н е  

м е н е е  5 м м )  с т а л ь ю ,  с о е д и н е н н о й  е  н у л е & ы п  

р а б о ч и м  п р о б о д о м  з л е  к  т р о с е  с п и  п р и  Б  Б а д е  Б  

п о м е щ е н и е / ц е * ) . Л р о Б о д н и к и 1 у к а з а н н о й  м а г и 

с т р а л ь н о й  л и н и и  з а з е м л е н и е  д о л ж н ы  б ы т ь  

л е г к о  д о с т у п н ы  д л я  о с м о т р а , ,  н е  д о п у с к а е т с я  

п р о к л а д к а  и *  с к р ы т о  £  ф у н д а м е н т а х ,  п е р е *  

к р ы т и я * . с т е н а х  и  т . п .  П е р е д  п р о к л а д к о й  

с т а л ь н ы е  и ю н ь }  з а з е м л е н и я »  д о л З Д ы  б ы т ь

п р е д в а р и т е л ь н о  Б ы п р а Б л е н ы ( о ч и щ е н ы  и  о п р о ш е н ы  
§  ч е р н ы й  ц б е т .  П р о Б о д н и к и  з а ц е п л е н и я  п р я м а *  

у г о л ь н о г о  с е ч е н и я  валорны у к л а д ы В а т ь с я  на ребро 
п а р а л л е л ь н о  п о в е р х н о с т и  о с н о в а н и я ,  б  с у х и *  п а п е -  
щ р н и я х  б е з  а г р е с с и Б н о й  с р е д ы  п о л о с ы  з а з е м л е н и я  

м о г у т  п р О К л а д ы Б а т ь е я  н е п о с р е д с т в е н н о  п о  е г е е н а н . 

Во Б л а э )г н ы х , с ы р ы х  и  о с о б о  с ы р ы х  п о м е щ е н и я х  и  Б  

п о м е щ е н и я х  с  а г р е с о и б н о й е р е д о й  п р о к л а д к у  з а *  

з е м л я ю ш и х  п р о Б о д н и к о Б  с л е д у е т  л р о и э В о д и г с ь  

н а  о п о р а х  н а  р а с с т о я н и и  н е  м е н е е  < О п п  о т  с т е н  
| с п . л и е т  9 ?  )  и  с  р а с с т о я н и е м  о щ

пола помещения ^О0-бо0мп. Проходы через 
стены должны Выполняться £ открытых проемах, 
трубах или иных сремрких обрамлениях, а  прохо
ды через перекрытия -6 отрезках отельных тру§ 
Выступающих над полом на 30-50яи.
В  п р о х о д а х  з а з е м л я ю щ и е  п р о Б о д н и к и  д Ь и н с  н ы  
n p Q x o d j m b  о Б о б о д н О  ( с м . л и с т  3 6  ) .

С х е м ы  р а с п о ю # е н и я  к о н т а к т н ы *  з а ^ и м о Б  / « j t t m  о £ )  

в л я  с о е д и н е н и я  л р о Б о д о Б  £ § о д а  с  п р о б о д а л и  с т о  с п а 

д е н и я  к  Б Б а д у  и  з а з е м л я ю щ и м и  п р о б о й н и к а м и  

п с ^ т с р н ы х  з а з е м л е н и й  н а  Б Б о д е  « г л и с т ы  S 3  5 /

5 A 0 ? 4 S 3 J h 6 9

52Я5sun.
fctiti&id.

_ .Жяежя gflj
Л , Ц | Ц Л М 1  4/^A r

ПоБторные заземления 
на ББода®. Зогземлениг 
ЗлектроприёмникоБ ■

CfliO&JS Лиьт

СЕПЬЗНБРПШРОШ
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доз. В /о и м е н о З а н е /е кол. Лрилечани
4 ВЗод
г ! | 1 £ яо ярое***

3 Выялтотеле язхетнят /
ЛВ2-/6УХЛ /676 TH6-6t2J)SI- 86

4 Зазелтля/ощад драбодних / ло лзеехляч
S ГЬрозомталбн&й зазе/иителъ / яо язоехтч
6 Зезелтля/аи/ой Злехтрод г яо лроехту
7 Зажил тот*/14- f-/TJ34-/3-WZ73-S3 /

tdoS/opooe зозеллеявг оулеЗогоро&теготродоЗо яаёёоЗг необходимо Зыаолняп 
Bsj&adadyoMxoxjxatt/xfcedcdor}волах $  аухте исло*& зоЗолия д  миг 
тщоохарных злехтроВытоЗгох яробвроЗ, злехтроллог, хаяятолбнихоЗ о 
г./!, с метомочссхими херлрсомо, о Tcxjxe Злех/рояесхох прибор од & 
мшм Волшей мощности/сЗ&и'е /,3  г Вт/. 
г.Вшионо свяротоЗлеяея зоземлялтщего устройства на 33оде 
срределена хонхретнош нроехтаят. 
йелпт зазелм/теля лрохоноется но таблоцалг лис/ва В2 
З.3азе/*л*ющий /роЗоднех троххедо/дается неяосредстдемло но 
наружной отеле долго от фундамент до азанятяра ffodo о 
Зд/помоется оз стоммой лроЗолоно ф 6**, оцинксёснной о*о 
скрашенной асрало тоё&м лахслг.
Ч.Врасоедоненое зазелиялсщего нрададнаха к сёаЗодналгу 
*wfp нргдого jpoSodo отёетдленоя от ВА осуществляется 
С яояацбтО зохоет Л4  А  / .
фисоединенае Зазехиянтщего дро до длина г  зазелглителмт 
Осущестёляе тся сборкой. Слг- леею 33
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ш
Поз. Н а и м е н о в а н и е К о л . П р и м е ч а н и е

i П р о в о д  в в о д а  Д О Р Н  М  7 х 1 б '7 0 5 .Ы - Я 7 п о  п р о е к т у

г В в о д с м  л и с т  1 0 0

3 Д в т о п а т и ч е с к и й  в ы гл ю ч а л е л ь  ДЛ50Б 4 п о  п р о е к т у

Т У 1 б - 5 г д . « 9 - И •

h З а з е п л я л и ш й  п р о в о д н и к 4 п о  п р о е к т у

5 Г о р и з о н т а л ь н ы й  з а з е м л и т е / ь 4 п о  п р о е к т у  -

6 З а з е м л я ю щ и й  э л е к т р о д  1 a п а  п р о е к т у

1 З о * и м  m u flH  B A * M T H 3 A * l 3 - j o e 7 3 - l i i

i  П о в т о р н о е  з а з е м л е н и е  н у л е в о е о  р а б о ч е г о  п р о в о д а  н а  ч г т ы р е г п р о в о д н о м  в в о д а  

6  и н д и в и д у а л ь н ы е  4 t u * v e  ^ а д о в ы е )  д о м а  с л е ф е т  в ы п о л н я т ь  ё  случае 

и с п о л ь з о в а н и я  ё  н и *  с т а ц и о н а р н ы з е  п р и & п н и к о б  9ле к т р о э н е р г и и ,  

э л е к т р и ч е с к и *  п л и щ , к и п я т и л ь н и к о в  о  Я . Я . С  м е т а л л и ч е с к и м и  к о р п у с а м ^ ,  

о  т а к # г  з л г г т р и  ч е с к и *  п р и б р р с в  и т / о н  б о л ь ш о й  м о щ н о с т и  / с в ы ш е  

t3nBm).
г .  В е л и ч и н а  с о п р о т и в л е н и я  з а з е м л я ю щ е г о  у с т р о й с т в а  н а  £ £ о д г  • 

о п р е д е л е н а  к о н к р е т н ы м  п р о е к т о м .

С з с е м а  з а з е п л и т е л я  п р и н и м а е т с я  п о  т а б л и ц а м  л и с т а  92
3. З Ь з в м л л ю щ и и  п р о в о д н и к  п р о к л а д ы в а е м с я  н е п о с р е д с т в е н н о  п о  

н а р у ж н о й  с т е н е  d o « a  c m  ( ф у н д а м е н т а  д о  и з о л я т о р а  в б о да и 

в ы п о л н я е т с я  и з  с т а л ь н о й  п р о в о л о к и  ф 6  м п ,  о ц и н к о в а н  н о й  и л и  

о к р а ш е н н ы й  а с ф а л ь т о в ы м  л а к о м .

4 , П р и с о е д и н е н и е  з а з е м л я ю щ е г о  п р о в о д н и к а  к  с в о б о д н о м у  к о н ц у  

н у л е в о г о  п р о в о д а  о т в е т в л е н и я  о т  в Д  о с у щ е с т в л я е т с я  с  п о м о щ ь ю  

з а щ и т а  П И - 4 - 4 .

П р и с о е д и н е н и е  з а з е м л я ю щ е г о  п р о в о д н и к а  к  з а з е л м и т е л ю . 

о с у щ е с т в л я е т с я  с в а р к о й .  С л л и в т  35

5 .W -/5 5 .M 1
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С о е д и н е н и я  п р о Б о д н и к о б  з а з е м л е н и ят

60

Нзвл i -  д$н для мнсгосФержнебых зазем/| отелей. 
СВар^ у производить -? лёктрсдом 3~1б ГОСТ 91бЪ15 
двусторонним ojBom. ' J ~

Ш
Поз. Н а и м е н о в а н и е К а л . П р и м е ч а н и е

i З а з е м л я ю щ и й  л р о & о д н и с А 1 п о  п р о е к т у

К р у г  6  Г О С Т  2 5 9 0 - 3 3

2 Г о р и з о н т а л ь н ы й  з а з е м л о т е л ь 4 1 п о  п р о е к т у

К р у г  №  Г О С Т  2 5 9 0 - 3 3

3 З а з е м л я ю щ и й  э л е к т р о д 2 L п о  п р о е к т у

> f c y e 1 2  Г О С Т  2 5 9 0 - 5 $  *

I  Д н о  т р а н ш е и  Б о ш  В е р т и к а л ь н ы х  г а з е м л и т е л е й  

[a/eKmpodoBj у г л у б л я е т с я  hci iooH50nrt. 
г .  Э л е к т р о д ы  и з  с т е р ж н е й  ф Г 2  з а г / щ & я ю т  б & г р Ф ы В я н и ё м , 

л и б о  з а б и В а н э т .  Э л е к т р о д ы  и з у г с и к о Б  и  т р у б г а Ь и В а ю т .  

В с е  о н и  д о л о р н ы  и м е т ь  з а о с т р ё н н ы й  к о н е й ,  

з. Д л я  т р у б н ы х  э л е к т р о д о в  п р и н и м а т ь  т о л ь к о  н е к о н д и ц и о н 

н ы е  В о д о г а з о л р о Б о д н ы е  т р у б ы ,  с  т о л щ и н о й  с т е н к и  

н е  м е н е е  3,5 мл.
■4. П о с л е  п о г р у ж е н и я  з л е к щ р о д о В  п р о и з в о д и т с я  с б о р к а  

э л е м е н т о Б  з а з е м л и т е л е й  м е ж д у  с о б о й  и  с  з а з е м л я ю щ и 

м и  п р о в о д н и к а м и .

е й
56

Д  Т р а н и е О  з а с ы п а ю т с я .г р у н т а м  н е  с о д е р ж а щ и м  к а м н е й

ftw .om d. fcfelbieuH J d
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5М 7-153Н 5

fcfm  о рн ое зазепление чулг&сю рабо
чего прохода чо
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П р о к л а д к а  з а з е м л я ю щ е й  м а г и с т р а л и  n o  с т е н е

m

пола

J
Поз. Наименование Ход. Прип**а ние

4 Заземляющий проводник too проекту
Лента 3*?0 rOtT$m -li

г Дюбель-гБоздь ДГ 4.S *Ло /
3 Крюк для крепления полосы 4

Полоса 4<20 гост юз--к
k Трубе АохЗ г о с т з г е г - ъ 4
5 Цементный poemSop

С п е ц и ф и к а ц и я  дана н о  о д н о  з а к р е п л е н и е .

i  В  с у л я  п о м е щ е н и я *  б е з  в г р е с * и £ н « и  с р е д ы  з а з е м л я ю щ и е  и  н у леоые 
защитные проводники Допускоется прокладывать иелссребстбенгю 
п о  с т е н о п .

г  В о  Б ш Л н ы х ,  с ы р ы х  и  о с о б о  с ы р ы х  п о н е щ е н и я х  и  §  п о м е щ е н и я х  с  

а г р е с с и Б н О и  с р е д о й  з а з е м л я ю щ и е  прпЬодники с л е д у е т  п р о р л а д ы -  

б с и п ь  н с  р а с с т о я н и и  о т  с т е н  не м е н е е ,  ч е м  iQrm .

3. Соединение заземляющих прооойникоБ яе̂ ду собой производится 
сёаррэи. Длине сварочного шЪа роБна дБойной ширине при 
Прямоугольном сечении или шести диаметрам при груглом 
сечении.

' —

5 A 0 ? -f f 3 J -9 G.
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. ^ J r T ^ J C g  *  1 * 4  U 1
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П р о к л а д к а  и  п р о х о д  за-  

з г м л я ю щ и х  и н у л е в ы х  з а ш и л -  

н ы х  п р о ? о д н и * о Б  ч е р е з  с т е н ы

О п е р с я |Л « *1 » ) | Л и е м £

С Е П Ь Ж Р Г Ш Ш Х
J H - r C K ^  1 Х а с е ч Р О Л > Ж ^ Н  1
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П о з . Н а и м е н о в а н и е Ш и . П р и м е ч а н и е

1 З а з е м л я ю щ и й  п р о & о д н и с Z п о  п р о е с е д
И е н т а  3 « г а  Г О С 7 6 0 0 3 - г (

г ' J ,t o f i e A L - e 6 c a d b  Д Г Х 5 * Д о А
3 , К р ю к  для к р е п л е н о *  п о л о с ы - А ОП.АОС1Ц 95

П о л о с а  4 < ? 0  Г О С Т  Ю З - 1 6 '

J . Ц е к е и а н ь й  р а с т в о р  .

5 К р ю к  4 * 9  к р е п л е н и я  к р у г л о й  с т а л и А сн.млса 95
П о л о с а  / * 2 0  Г О С Т  1 0 3 * 1 5 -

£ З а з е м л я ю щ и й  п р о в о д н и к Z п о  п р о е к т о м
К р у г  5  Г О С Т  5 5 9 0 - 6 8

В- В

Л

З .З в З Ы Ш Ю щ и е  п р о £ о < ? н и ^ и  и  З ату^д и  и х  крепления̂  
скрсш и&аю гпся £ черный ц£еф бнодкоррозии кой  

кроской,
г. Йорку проиэЕо^ить эш&родол 3*jS6 ГОСТ 9457-75,

5 .4 0 ? -f55J -9?
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Наименование провода ши моден» Марна
Рекомендациипо
применению

1. fJpcSoiс алюминиеВой или олюминиеВой. МВ Устройство
планированной медью, усилий споли- ввода 1
Винилхлоридкой изоляцией-
е. То усе с медной ус иной в$1 То Усе
$ То усе. гибкий пзе Тоусе
dJpoBod с алюминиевой усилои с резиновой ПОРТО Устройство
изоляцией, В оплетке из хлопчатодумоус- ввода
кой пряуси.
S; То усе с медной усилой 0070 Тоусе
5. драв од с алюминиевой Усилой с рези- МРН То Усе
новой изолпиией В негорючей резина-
Вой оболочке.
7. Тоусе с медной усилой ОРИ Тоусе
8. Тоусе гибкий оргн То усе
3. дров од с ол/омикиевд/ми усилами с Л ВТ Устройство
поливинилхлоридной изоляцией, с ответвлений
несущим тросом от 80 к Вводу *
to. То усе е усиленном несущим /просом Л373 Тоусе
К. дров ад с олюминиевдти тоно проба- Ш г Устройство
дящимо уешами. с изоляцией из свети • ответвлений
стабилизированного термопластичного I?т 8Ук вВоду 9
полизтилена.

- 1 ври условии дополнительной изоляции дзх трубками нарууснои 
части проводов б  Soda'.
Z Допускается у  строй cm So SSoSa $тим усе прободом 

dec разрезания eeo na Sбодах В производят 8 сннд/е. 
ж адмимистратиВнЫе помещена» и В хозяйственные постройки.
1.8 производственные и административные помещена» и Вхозпостройни 
надел 6 ВВодитс» дез разрезано». В  усилЫе/содовые) дом а 
• через выключатель.

Наименование провода или навел» Марка
Рекомендации

по
применению

/г дроВод с алюминиевыми т̂окапроВодп- СППсш Устройство
шими усилами с изоляцией изеветоета- ответвлений
Вилизировонноео сшитого полизтилена от Ш  вводу 9
13. дроВод самонесиший с алюмини. СдСПт Устройство
евЬ/м и‘ токопроводящими усилами. ответвлений
с изоляцией из сВетостадшизирован- от вд к вводу
кого термопластичного полизтилена. ,
с несущей усилой 7
14 То усе. но о изоляцией из сши- СПСПсш То усе
того полизтилена.
15 Надел д силовой с алюминиевыми J8PP Устройство Ввода
усилами с резиновой изоляцией Устройство
в поливинилхлоридной оболочке. ответвлено.я

от &днвВода.*
Ю То усе е медкд/ми усилами 8РР То усе
п Надел 6 силовой с алюминиевыми ус и- МРд То #се
лама с резиновой изоляцией врезино-
вой негорючей оболочке.
13. Тоусе с меднЫми усилами НРГ То усе
19. КабелЬ силовой с алюминиевдши № в То Усе
уешами с поливинилхлоридной
изоляцией в поливинилхлоридной
оболочке без защитного покрова
го. Тоусе с меднйши усилами ssr Тоусе ^
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