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КО М П Л ЕКТН Ы Х ТРА Н СФ О РМ А Т О РН Ы Х  ПОДСТАНЦИЙ (КТП) 
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Р а з р а б о т а н ы  Тр а н с  ш и т  р о п р о е п  т о м
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ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ' Л р - *  ПИСКУНОВ
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О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е С т р

С о д е р ж а н и е  а л Ь б о м О  бЬ/п. 2 2

7.501-2-2-/00.00 Схе мЬ /  п о д к л ю ч е  Н и л  К Т Л - Я -г/25 У 1t

//а п л о щ а д к е 3
1.501-г~ 2-200 00 С х е м Ы  п о д к л ю ч е н и й  К 7П 0 9/го  У/,

KTOo to/eso/ н а  п л о щ а д к е 4
7.501-2-2-300 О О С х е м Ы  п о д к л ю ч е н и я  К Т П О  v/?s У 1,

К Т П О ф / Г У /  $ Sd/ е м к е S
1.501-2.-2-400.00 С х е м ы  п о д к л ю ч е н и я  К  Т в о  4/г£ У*,

к т о  i°/es5i н а  н а с Ы п и в
1.501-2-2-500.00 С х е м ы  п о д к л ю ч е н и я  К Г П  25/25У 1

н а  п л о щ а д к е 7
1.501-2-2-600 00 С х е м а  п о д к л ю ч е н и я  К Т О  2s/e5 У/

в  в Ы е м к е 8
2501-2-2-700.00 С х е м Ы  п о д к л ю ч е н и я  K77I 2sfes У/

н а  н а с й г п и 3
XS01-2 -2-800.00 С х е м Ы  п о д к л ю ч е н и я

К Г П  /oo-2so-4oo/25 У / /О
2501-2-2-900.00 С х е м а  п о д к л ю ч е н и я  К Т Я № - 250-щ ¥з91

н а  п ло ща д ке{ Т- о 'бр аз н ая  н а д с т а в к а ) 11
7.501- г  -г- to оо. оо С х е м б /  п о д к л ю ч е н и я 1*“<4|1

/ г
7.501-2-2-1100. 00 С х е м Ы  п о д к л ю ч е н и я

к г п  foo-eso-4oo/es у/  н а  н а с Ы п и 13
7.501-2-2-/2 00.00 С х е м б /  п о д к л ю ч е н и я

к г п  ex-zoo-zso-Ooo/hs у / н а  плои/ад-  
к о  п р и  р а с п о л о ж е н и и  п р о в о д о в
4С Р  с о д н ас? с т а р о н Ь / /4

1.501-2 -2-13 00.00 л .1 \114) 1S
7.501-2 -2-/3 00.00 jr.2 П е р е к и д к а  п р о в о д о в  Д П Р /6

t
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Д о О б о зн а ч ен и е Н а и м е н о в а н и е Кол Примеч

С х е м а  1

1 К гп -п -2 /25У 1 К ом плект ная т рансф орм ат орная

т ю деш ани ия п о д ъем н о  о п у ск н ая 1

г ск ц - Ч ь / ш Коническая т t б  сточка опор к/сет и 1

3 А 035/в.2,А 650/80 П р овод  оталеалюминиебЬ/О ГОст83989£ 6

ч п а - г-1 1 * Заж им  пет левой п л а ш ей н ы й г
f&JAVCCr

ЭТ5

5 AZA-SS-l'AM-SO-l З аж и м  аппарат ны й п р ес с у ем ы й 1

в 7.501-г-1-200ОО Сталь Ф12 го ст гззо -Я  И ом рисоедичения 0 .39  кг

6ы п Ъ ,193 300 к  р е л Ь с у  L - 6 0 0 0 п м 2

7 Ч Ч о п г г а л о б  г У ст ановка з а п и р а ю щ е г о  к о н т у р а
Яри сЬк.J 
ДПРвлп&Ч

черт КС-1333-71 С К -6 1 с в я з и
С х е м а  2

/ к т п -п -г/гз У1 К ом плект ная т рансф орм ат орная
подст анция п одъем н о  о п у ск н ая 1

г Ч И оы ггА ю б & Уст ановка за п и р аю щ его  к о н т у р а При сбраг.

Черт КС- /339-71 О к-6 1 Щ Ш и
3 А сз/б.г,А С -оо/в.о П ровод ст алеам ом чниевы и ГОСТ 339  80S 6
Ч П А -г-Ц к Зсм им  пет левой п л ош еч н ы й г

Твилисск
э г з

5 А2А-357.АЬI 50-7 З аж и м  ап п ар ат н ы й  п р е с с у е м ы й 1

6 7 5 0 *2 -1 * 0 0  00 Столб 0 /2  ГОСТ 2 5 9 0 -7 1  д л я 0 .39л,
6bm  3. /9 3  3 0 0 п р и с о е д и н  к  р е л ь с у  L=6 0 0 0 м м г

С х е м а  3

1 к гп -п -г / e s d f Комплект ная т рансф орм ат орная
подст анц ия п о д ъем н о -о п у ск н а я /

г ск и -U S/1Q 8 Коническая ж  6  ст очка О пор к /с е  m u /
3 AC3S/e.2,ACS0/5.0 Р а в о д  ст алеалюнчпчевыи ГОСТ8 3 9  80s €
Ч П А -г- 1/к Заж им  пет левой п л ош еч н ы й 2 Тбилиси-

ЭГЗ
5 W 3S-l,A2A -SO  7 Заж им  ап п ар ат н ы й  п р ессу ем ы й 1
в 7,501-2-1-200GO Ст алЬ 0 1 2  ГОСТ 2 5 9 0 -7 1  д л я 0,891-г

ВЫ п\193300 п ри соеди н ен и я  к  р е л Ь с у  L *  бОООмм 2
7 4501-20 алОб 1л КС-3 К ронш т ейн т и п аЛ Ф -S 1 4 8  ОН кг

run
Чкону>
Слепец,

хпискуиов г
ш т о н а н  t

\Накальебч\,

1 .5 0 -1 -2  - г - 1 0 0 . 0 0

1 & Ш , Е Ш и Я  EHBfrTM

Схемы подключения 
Хгп-п- г/23 У1  н а площадке

г  I '  \_______
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в а з  О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е !йт в р и т е;.

С е е м а  к в

/ к Т п о  f o / s s y К о м п л ек т н а я  т р а н с ф о р м а т о р н с /Я

п о д с т а н ц и я 1

г K Q I-Z -t-f?  0 0 .0 0 У с т а н о в к а  о д н о п о л ю с н о г о  р а з в е д и -

н и т е л я , п р ед о х р а н и т ел я  и  р а з р я д н и к а

н а  о п о р е  л и н и и  а в т о б л о к и р о в к и /

3 3 . s a u -  и г  8 б т .з К о н и ч е с к а я  jp .S  с т о й к а  с  f.P S / fo ,4 /

к (iC -35/e.2 ;JC 'S0/8.D вроВйд ст алеалю м и ни еЙ Ы й  Гост  8 3 9  -8 0 £ 6

s п р - г - t / k З а з р и м  л ет л в й о й  л л а ш е ч н Ь /й г
TSiiAuccir.

я т з

G М /-3 3 -7 ;Л г* -Я > -7 З с/зр и м  а п п а р а т м Ь ш  п р е с с у е м Ь /й /

7
B 6 m 3 :t9 .3 .3 0 o
IS Q i-z -f-ta o o .o o З а з е м л я ю щ е е  у с т р о й с т в о /

8 Н О Я гП З 0 0 .0 0 У ст ан оВ к а  за /ш р а ю щ е г о  к о н т у р а  С К -6 /

С х е м а  S B

t к т о  ф я м К о м п л е к т н а я  т р а н с ф о р м а т о р н а я

п о д с т а н ц и я /

г w i - z - i - п  в о . в о У ст а н о вк и  о д н о п о л ю с н о го  р а зъед и н и т ел я .

п р е д о х р а н и т е л я  и  р а з р я д н и к а  н а

о п о р е  л и н и и  а в т о б л о к и р о в к и /

3 з  s o n - г э г  8 6 /п .з к о н и ч е с к а я  с т о й к а  с  / ,3 я / / а ,  f г

к й с - з э к г - .ж - я о / е р ф о в о д  с т а л е а л ю м и н и е в Ь /й  ГО сгвЗЗ-SOE G

5 л я - г - t / p З а о р и м  п е т л е в о й  п л а ш е ч н Ь /О г
ТвйлиссК.

Э Т З
G п г я - з я -7 ;я г р -я о -7 З а з р и м  а п п а р а т  н Ь /й  п р е с с у е м б /й /

—
7

B b m .3 it 9 .3 3 0 0
7.S0I-2-1- /0  0 0 .0 0

$f,1

/

8 О .к о 7 -/гг  .с /л Ь Я  Z У с т а н о в к а  з а п и р а ю щ е г о  к о н т у р а

ч ер т . /С С -/839-7У C P -G /

в о н у х о м у т  fS G  д л я  к р е п л е н и я  к т о

W  с р £ с т о й к е  с  f, 8 s /tO ,t а в т а д л о к и р . S 0 ,9  к г

7 5 0 1 - 2  -  В - 3 0 0 .  О О
П/П СискуноВ

~ ? З ГН./гонпр.
Гл.спец.

ГриЯ/соВа
Ш уаьм ан С х е м д / п о д к л ю ч е н и я

Cmatufi Лист I Л ист ов
p 1 1

Р укея.
в ед о м *
Р ю х.

toK an aeS e

с ™ * "

t e r m  9 /a s r y t , t e r m  t o / e s y t  
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Схема 4  H С хема S h

~ Т " ~ ~  !

О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е / й М .j |

С х е м а  - f l f I

j

/ к т я о / о / г в у / { Г о к л л е / а п н а я  т р а н с с р о р м а т а р н а :'

п о д с т а н ц и я /

г 7.50/ - Z  - /- /7  00.00 У с т а н о в к а  о д н о п о л ю с н о г о  р а з ъ е д и м т е -

/ ц \  п р е д о х р а н и т е л я  и  р а з р я д н и к е

Н а  о п о р е  л и н и и  а в т о б л о к и р о в к и J _

3 S .S O t .t -  (33 36m . 3 к о н и ч е с к а я  # .£ . с т о й к а  c i .e s / f O ,/ / "

л ttc~3s f o s j * C 'S o / e o Л р о д а д  а п а л о а л Ю м и н и е З б Ю  Г О С Т 238- {Ю £ 6
s л л - г - / / к З а # о м  п е т л е в о й  п л а ш а ч н б ш г T S u & u c c :: 073 .

6 * & g -3S - 7;J r e J i - S Q -  7 З а з р и м  с т п а р а т н Ь ш  л р е с с у е п й ш

7 7.S 0/ - Z  -  / -  iO  00,00 З а з е м л я ю щ е е  у с т р о й с т в о

8 7.S O i - Z - / - s o o  o a У с т а н о в к а  з а п и р а ю щ е г о  к о н т у р а  C / C - S i

3 7.50/ - Z - / - г о  o g . o o Ф у н д а м е н т  и  о г р а ж д е н и е  2  в а р и а н т 4

С х е м а  S H

/ le n to  tf/3531 К о м п л е к т н а я  т р а н с ф о р м а т о р н а я

п о д с т а н ц и я J _

г 7.50/ г  - H 7 00.00 У с т а н о в к а  о д н о п о л ю с н о г о  р а з ъ е д и н и т е -

л я , п р е д о х р а н и т е л я  и  р а з р я д н и к а

н а  о п о р е  л и н и и  а в т о б л о к и р о в к и /

3 3. 60/3-/32 g fu n .3 К о н и ч е с к а я  s / c S - С т о й к а  С  i ,8s / f O ,i  

П р о в о д  с т а л г а л ю м и н и е в Ь ш  Г 0С Т839- 80Е

г

4 * c -3s / g ,2;  M - S o / 8,0 в

s Л Я -2-  f / k З а з / с и м  п е т л е в о й  п л а ш е  ч н Ь ш г ГС а л и с с п
S 73

6 л г л -33'  7;Л 2Й -50-  7 З а з р и м  а п п а р а т Н б / й  п р е с с у е м б ш /

7 7.S O / - z - / - / o  o o .o o З а з е м л я ю щ е е  у с т р о й с т в а /

8 в .Л 07- ( г 2 а л М Г .г У с т а н о в к а  з а п и р а ю щ е г о  К о н т у р а

ч г р т .К С - / 839-  7f С / Г-6 /

П о л у х о м у т  ф / €  д л я  К р е п л е н и я  к Т П О

н а  Ж < Г с т о й к е  С i S S / x o ,/ а в т о б л о / с S 0,9 к г

Ш
К.кчтяс.
/кепа.

Центов"
Подкова
ЩМнан щ

—

—
%££?■ 
ал «к*

Николаева
Задавай

КИМ
—

Ш Г Сддйа w&m

1. 501-2  ~ 2- ^ / 00 . G O

СхемЫ подключения 
fcmo O/es У»', term fo/ss 8/ 

на паев/пи '

Qn*2«e\ Леею I JKansJ
____i_______ :

rPRHGJEKTdPIBT



7

£

Схема 6 Схема 7
П раЗ од ДПР

Поз Обозначение Наимено&ани е кол. Прим

С хем а  6

1 КТП 25/20 У/ Комплектной гранссрормапюрная
п о дс та н ц и я 1

2 1.501-1-1-2000.00 Фцндамент и  ограждение Ш вариант 1
3 1501-2-М 8 00.00 Установка двухполюсного разьеди-

нигелЯ, привода, предохранителей, раз.
родников на опоре автоблокировки 1

it U 01-2 - 24500.00м Перекидка правой а До р 1

5 АС35/б2:АС-50/3.0 Провод оталсолюминиевСпй ГОСТ 059-601 4а
6 па-г- У/Лг Зсоним петлевой плошечный Ч Г«,Чл11/С1Г

ЭТЗ

п лгл-зз-7;Лгл*5о-7 вашим аппаратный прессуемый г
8 ъШ1-яг6ш.ъ Коническая«Д  стойка с 1,85/10.1 1
9 1.501-2-1-1000.00 Заземляющее устройство ктп 1

10 7.501-2-1-400.00 У&ановка запирающего контура ск-в 1

Схема 7

1 ктп es/es У1 Комплектная трансформаторная
п о д с та н ц и я 1

г 7.501-2-12000.00 Фундамент и ограждение Шварисип 1
3 7.501-2-1-1800.00 Установка двухполюсного разъеди-

нише ля, привода, предохранителей,
разрядников но опоре абтоблокиродн 1

ч 7.501-2- 2-1800.00x1 Перекидка провода Д П Р на
ж есткой поперечине Ш вариант 1

5 AC5S/6Z;Aeso/6Q Провод стал еалнзминиевою гост essjot 40
б ПА - 2- У/А* вашим петлевой плошечнОтй 4 ТЗилисси

7 А2А-35-Т, AZA-5-T вашим аппаратной прессуемой г
S 1501.1- 132 8Ып.Ъ Коническая кг. в. стойка  с 1,85/ ю. 1 1
9 7.501-2-1-1000.00 Заземляющее устройство к тп 1

—10 1501-2-1-400. 00 Установка запирающею контура ск-е г

Схемы подключения 
к тп  gs/ts У1 
н о  площ адке

7 5 0 1 -2 - 2 - 5Q 0.Q 0
Сюд(/П /UjG.tr> Aucrotj
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Схема

to

7.soi-z-f-2o 0000

IS0/-2-/-/2 оооо

гзо+г-.г-/зоо oo. -  *.A£._

M~3s/s.i;M-So/g.o
ЛА-2-l/K
423-35-7 1 A2A -SO- 7
3.S0U-f3Z.36m 3
ISOt-Z-f Ю 00 00
7.SQi-Z-1-*tOO 00

Фундаме н т a ограждение Жвариант
Установка двухполюсного ра зъед и 
нителя, привода, рредохрс/нителай,
разрядников на опоре автоблокировки 

rf/ipno Жесткой 
поперечине J uauZ  вари а н т^
flpoiod сталеа/ион'инаеВЬш /уст233-305 jfo

±  

i  

/

Заз,'сим петлевой (УУги/ечн6/и_ __
Заэ/еим аппаратнЬш ррессуемрш _
ёрническая j/c fстойка с f.ffS//o. 7 
Заземляющее устройство /стп
Установка запирающего контура Cft-6

4 W

7 .50i-2-2-u raaer
WiftfyJf] Ш &Я! &ЩЦЩ

Схема подклю чения
fern ps/25 иf s  вбtenure Itprhgjiekipj
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Схема 6Н Схема 7Н

9

/ы Обозначение Наименование Кол P .O K JM Q 4 \ )
Схема 6Н _____ I

I

1 КТП 25/25 Щ Комплектная трансформаторная
подстанция 1

г isolz- moo оо Фундамент и ограждение! Вариант 1
3 1S01-Z-M8 00.00 Установка двухполюсного раяединител t1

привода, предохранителей, разрядников 1
на опоре автоблокировки 1 (

и miZr 2̂ 500.00м Перекидка провода Др р 1
S Ae-ZSlG.2,А0501а.0 Провод сталеалюминиево/й гост 839-801 ч О. >ЗОкг
в ПА-2-1/к Зажим петлевой плашеинд/О 1/ Т ь и п и с пэто
7 A2A-3&-7;A2A-SO-l Зажим аппаратнб/О прессуемою г
в 3501.1-132. вЬШ.Ъ Коническая ж 6 стоика С < 8S/ №. 1 1
9 7.501-г-110 00.00 Заземляющее устройство ктп 1
10 7.5012- 1-1/00.00 Установка запирающего контура ск- е г

Схема 7Н

1 кто 25/25 У1 Комплектная трансформаторная
подстанция 1

г 7.SO/2- 1-2000.00 Фундамент и ограждение 2 вариант 1
3 730/2- 148 00 00 Устанвка двухполюсного разъедини-

теля, привода, предохранителей разряд.
ников на опоре автоблокировки 1

0 iso/г-гизоаоолг Перекидка провода ДПР на жест-
/сой поперечине Ш вариант 1

S AC-3Sje.2,AC-S0/8,0 Провод сталеалюминиевою пост839- 80Е Чо 0.1S кй
в ПА-г-1/к Зажим петлевой плашечнЬю к Т б и л и с иэтз
7 A2A*S-7;A2A-50-7 Зажим аппаратною прессуемого г
8 3 501.1-132.6ton Ъ Коническая ж 6 стойка с 185//о. 1 1
9 7.5012-1.1000.00 Заземляющие устройство ктп 1
10 7.5012-1-0000. 00 Установка запирающего контура Ск- 6 2



С х е м а  9
Схема ю

Провод ДПР Пробод ДПР

О

г-'

6000 6000

____________________________I  а ----------------с

)--------- • — *с  О
f f ^ S S Z

1-----------------------  т

107----------  • — £

Т ш

э______ L------------- 1

s h e

'  \ ________ с

AW Обозначение Наименование Кол \Припеч
Сделку 9

/ 1\ТПtoo.. Чао/гбШ Коипл ситная трансформаторная
подстанция А

г 1501-г- 1-2100.00 Фундамент и ограждение Щ вариант 1
3 13012- HQ0000 Установка двухполюсного разъедини- Ои/п J

✓£*;, хоО
теля и привода на опоре Jс*с „•/*• лени с
контактнОО сети 1 нарслос

❖ 75012-2-1300.00/11 Перекидка провода ДПР 1
5 АС-35/бД;АС*0/в.0 Провод сталсалнзминиевЫО ГОСТ 639- 80Е <то
в па-г-if к Зажим петлевой плашгчноЮ Ч /i/UndC.,,9ГЗ
7 А2А35-У; A2A-S0-1 Зажим аппаратный прессуемб/й 2
5 7501-2-1-1100.00 Заземпющее устройство нейтрали

трансформаторная кто 1
5 7.501-г- нг.оо оо Выравнивающий контур ктп J
Ю 7.5012- 1-Q 00 00 Присоединение Обравнивающего контура

КТП к дроссель- Трансформатору 1
И 1501-г- 1-500. 00 Установка запирающего лонтура cs s 2 i

!
Слепа 10

i1

\ mm... 400/zs.yi Комплектная трансформатор/. ар.
подстанция 1

г 7.шг-1г2100.00 Фундамент и ограждение Ш барчат /
3 1501-г-1-19 00.00 Установка двухполюсного разъединителя СО/ЛЗ 

Л? о 300
и привода но опаре контактной сети 1 лэ fierce

Ч isot-г-г-шю.оолг Перекидка провода ДПР па жесткой
поперечине ш вариант ■/

5 лс-зз/б.г;лс-2о18.о Провод сталеалюниниеоо/о гост 650-60£ 40
в ПА-2-1/К Зажим петлевой плс’шеиныо ч rwrfocc/r9ГЗ
7 л?Л*35-7, AZA-5Q-1 Зажим аппаратный прессуемою г
J_ 15012:1-1100.00 Заземляющее устройство .нейтрали

трансформатора ктп 1
3 7501-2-1-12 00.00 Выравнивающий кон,-пир ктп 1
fO 7.501-2-1-в 00.00 Присоединение выравнивающего 

контура КТП к дроссель-транс<рор‘гатору 1
—  —

н 7.501-2-1-500.00 Установка запирающего контура o r-о г

run
И. контр 
ГА. спец 
РУк.гр 
ведмим. 
и н я

'пйслутюд  
ГрибкоОа 
Шуломан 
Николаева 
Забствин 
Сои н а

Ж
т ф / СхемЬ/ подключений 

ктп 100-ZSO-400j2Syl 
на площадке

-2г€С7iJ. 00
СтадияАист 1 .u/criojР
т РПМСЗЛ tKi 7 р nnPOCii 1



С х е м //

«м

I

Псп Обозначение Наименование Кол При-.St

С к е т Ч

/ кто m...voo/2sM Комплектна? /пранарорматорнар —

подстанция /
2 ш ы -гю а о о фундамент и ограждение ШВариин/п /
3 rate-н о  оо.оо Установка двухполюсного разъедини- bw 5 

IS-JJiA
blSHAih/пел? и приЬода на опоре контакт -

ной сети 1 нсгрельс

4 w -г -т .о ш л п Перекидка проВода рПР по жесткой
поперечине Тили / Вариант /

S flc-bs/6,i;ftc-sa/8j)

1I1I1
40

6 П А -г-1 /к Zayfcui1 петлеВой плошечный ч
foMura
. Ш —

7 m -3S:V Ш 40-7 Зе&сим аппаратный прессуемый 2
в 1№2-1-Н оом Заземляющее устройство нейтрали

трансформатора /<ГП /
9 1501-2-41200.00 ВыраёниВа/ощий контур КГЛ /

10 750f-2-f-B 00.00 Присоединение ёырадниВающего
Контура КТОкдросселЬ-Тренарормагору /

// 7-501-2-f-S 00.00 Установка запирающего контура С к-б 2

rm /.5 0 1 - 1 -2-  Э 0 0 .0 0
//.конто. гриЬкаба 
Ucoftj ШулЬмаи ~*r_ Схема подключенир 

KWW0-2S0-WO/2S y/ HO 
Площадке[7-вдразна?//а&я£ц

CrOobaXAt/em XAuemoS 
V i  i I----------- -Per-to Миколаflfir __muHik ЗаВавш/ ta W -----ШЩГ W u h o т р а н с з л ш р о п р ш
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Схема

боао

Wpm.-2 боййй

Лоз. Обозначение НаименаВание КйлЛПрип̂ -/. i *
Схема 93

—

< ктп«ю..чаф£ы Комплектная трансформаторная
подстанция i

г г т - г - 1-2 ( 0 0 .0 0 фундамента ограз/сдение а Вариант /
3 1.S01*-1-/900.00 УстаноВка двухполюсного разъедини- db/th J /9.3. ZOO

тел# а рриВода на опоре Ъгрнлги
к о н та /с тн о й  сети / марель*

ч коп-г-ШЮ.ООг.{ Перекидка пробода ДЛР /
S Лг-15/s.rjc-soh.o Пробод столбаАЮминиеВь/й СОеТЗЗЗ-80/ 40

6 M - i . i l  к ЪоЯсим петлеоой плашечнЫй ч ТВилисСК
Пи

7 йг/his-?; OM-so- 7 Загсом аппаратный прессуемый г
8 isoi-z-пюо.ао Ыемляншее ус/пройстВо нейтрали

трансформатора К7/7 /
9 7Ж г-Н 200.ой ВыраВниВающий контур ктп /
ю 7.S01-2-1-800.00 Присоединение ВыраВниВающего конТуре

КТП к дроссель-трансформатору /
н mi-z-i-soo.oo УстаноВка ъапира/ощеса контура ск-6 2

Схема (OS

/ ктп ioo...9 atfzso/ Комплектная /праиссоорма7ормар
подстанция /

2 7501-2-1.-2/00.00 фундам ент и  огрсп/сдгни? ([Вариант /
ъ 1501-2-Н 9 00.00 УсТонобка двухполюсного разъедините- M.Z гео

лр и приЬода на опоре контактной сети / tiff/оельс
ч 7.50/2 -  2-/2 00.00л. 2 Перекидка проВода дПР на jcec/якой

поперечине Ш Вариант /
5 fc-x/er.oc-sojs.o Пробой сгалеолюниниеднй ГОСТ 81S-S0S 40
6 РЛ-2-/М Заэ/сим петлеВой плашечнЫй У ~£/лс'сск373
7 j2B-3S-7;m*o-7 Зоусип споаратнй/й прессуемой? г
8 2501-2 -/-1(00.00 Зозелояющее усяуоойстВо нейтрали /

трансформатора кг/7 /
9 7,501-2-N200.00 ВырабниВающий контур КТП /
а 7,501-2-/-800. ОО Присоединение ВыраВниВа/ащего

ксРГУраКТП к дросссль-7рансфОрчатру /
(1 7. S01-2-/-SOO. ОО УстаноВка запирающего контура СК-б г

75 Q i -2 ~ 2 -/ G  00.00Ш Qyc/цноб
Нлантр.

Ш.улХ-.
июк

СрибкаЬо
ШилЬман
%тм1тЬ.Забодан
соино

- т

i l?

Схемы подключения 
КТП (ОО- 2SO- ','00/2551/

S  Выемке

CraOoi Лист\Лис.-псО
р 1-А____

ТРШАЕКТНПГМВГ
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Схема 9H Схема Юн
Пвобод ДПР

Гй

Поз. ОВозтячэние Н а и м е  н  о б а  н и е Лая. tipum :

Сосемо 9 Н
i

J

_ I

f К ТП № ... Ьсз/з5У1 Ком плектная тр ан сто рг'.атор иая
/

f

i

п о д с та н и о я

~iif n S~ 
i?  3 -so

г 7.S№ Z-f-at оо.еш ф ун да м е н т и ограз!сдение X  Вариант

3 7.501-2-1.-19оаоо Устанаёка доузсполюсноео разъедини-

те ля , приВода н а  опаре

к о н та к тн о й  с е т и /
hopp.-tc

b 2501-2-243 00.08 At Перекидка проВода Д П Р /

5 A'-JsA2;fiO50/o.O ПроВод сталеаяюминиеВЬ/й ГОСТ 539-СОЕ bo

6 ПЛ-3- f/л Зал'сим петлгВоё плошечной b
ISukuxk.

УГЗ

7 лгя -зз-ъ лгл-зо -т Задсим аппарат пргссиеыЬ:й s>

a 7 501' a -HtOO.OO Заземляющее устройства нейтрали

трахсфорг -отори /

9 7.501-г-нгоа.ао вЫраВниВающии контур КТП

а % soi-z-i-aoo.oo Присоединение Вснраёни&лощего

контура КТП к  дросселЬ-трО'.соеоркятзру 1

н 7,501-2. -1-500.00 Установка запирающею контура Ck-G г

С х е м а  Ю Н

f КТО ICO... boof25У  f / Г амплентна? трсгнарорыатоРния

П одстаниия t

2 7. 501-S.-f-ei.Q0.00 фундамент и  ограждение X В а р и а н т i

3 7, SOI-2  ~H9.00.00 УстаноВка двухполюсного разъедини-
Lt>n 3 
f?.it 300

те ля . приВода на опоре к о н та к тн е й >азсмге-

с е т и f /юре.'М

П 2  501-2 -213.00.00/>2 Перекидка проВода Д П Р  н а

ofcccmKou поперечине Ш В а р и а н т i —
5 ЛС-35/ц2;ЛС5оМо ПроВод стареалюминиеВтй ГОСТ 639-50 Е bo
6 П Л -2 -t / k Зазким петлеВой ллащечнЬп.7 b ТОилисс.

ЭГ5
7 Я2Л-35-7, Д2Й-50- 7 Заз’сим аппаратной прессуем ой 3
В 7.501-2 -1-ffOO.OO Заземляющее Устр ой ство н е й тр а -

fли  трансф орм атора
9 7 5 0 7 - 2 . -j-18 00. СО ЬЬфабниВающий к о н тур  К ТП i —
Ю 7. SOi-2-1-000.00 Присоединение &яраёни§сюшего коптят

КТП к дросселЗ-трансформатору i —
ff 1.501-2-1-500. 00 УетаноВка запирающего контура С/с-5 г

run ПисКуноЗ
* f 5 r VH. конто ГоибКоВа E2fPl

tk. спей. Шу/Лмон
Ш Ш ЯЛш ХШ -Ki Дйгеж..
Ш М Вш еш ш ш
Ъ Ш ш  Й Я И й и г

1 .5 0 1 -2 -2 - И  Ми. 00

СхемЬ/ подклю чения 
ПТП m -г з о - boo/25 У  f 
но насд/пи и и е м р и х !
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Схема i’2
С х е м а  О

рЛ г-

ДПР

I _____________
Черт -2-600 оо

Паз О б о зн а ч ен и е Наименование Кол Приг.ст

С х е м а  /Я

( КТП 2 5 /2 5  9 / Комплектна? трансторм оторна? .

подстанция 1 1
-------------- 1

2 T.SOf-Z-i-200О ОО Фнн£апег 'т  и озоа•; 1U9 И вариант /

.5 1501-2-1-1800 ОО Установка двухполюсного разъединен зла.

привода. предохранителей. разрядного \

ла  опоре автоблокировки /

* Я е - з э к г ; л с-5 о /о .о Псявад стаяеораминиеё/ьй ГОСТ 83S-80E 20

5 п л -г -/ 1 к Заоким петлевой плашеинЬ/й *
Тйо/’исск

DT3

6 й гй -351 , ягд-5а-7 Залсин аппаратной прессуемый 2

7 3501 1- /32 Sun 3 Коническая Железобетонная стойко

С  U 5  /1 0 .1 /

8 v a n -/  /ооо оо Зоземлящее устройство /Г ГЛ /

9 7SOK-MOO ОО Установка запирающего Контура СК-€ г

С х е м а  /3

1 /c r a m  *ю о/г5 У / Комплектная трансформаторная

подстанция /

i гзо ьг ч -г/о о оо ф ундам ент и ограждение Ш вориант /

3 7501-2-(-19 00 00 Установка дёухпоп осного разъединителя
ОСЮ 3 
/9 3 300

и привада на ораре, контактной се ти /
Зезс-ясн 
но per х1

❖ я с-эзМ г, т -so  к о Провод стояеалюминиевый ГОСТ 839-дОЕ 20

3 п я -г - //к З о л ’сим п е т л ев о й  п л аш еч н Ь /и 3 7&jSucch
ЭТЗ

s йгя-35-7.лгл-5о-7 З а ж и м  а п п а р а т н о й  п р е с с у е м о й ?.
7 7 3 0 / - г - / - / /о о  о о Заземляющее устройство нейтрали

транечю рыатоаа к ГП /

3 7.501-Z -/-/S  00  о о д /н р а ён и ёа ю щ и й  ко н тур  к ТП 1
9 15012 - / - 8 0 0  ОО Присоединение бд/раёниво/ощеео

—

контура кТП К дроссель-тронефоркатааи 1
(0 7.301-г -/ -5 0 0  о о У ст ановка за п и р аю щ его  контура С К -€ я

—

—

U toraP
/левей .

U is k

Пискунод ~ fa  
ГРчбкоёа
ШУлЬман

З а б е л и н
Сойка

зб у у Г
И Ё
/ и

’ 7 . 5 0 1 - 2 - 2 - / 2  0 0 0 0

Схема! п одклю чен и я  
КТП 25- ю о- 250- /4 0 0 / 2 5 У/ 
н а  п л ощ адке при р еем за й ет  
п р оводов  ДПР с  одной  спярвнк

СтадюЛЛист ЛислОа
Р I »

TPflHGIBTPQflPIlffiT
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п.
2

Вид Я £000am

перекидка провода ФПР междч кпнгольными опорами

Поо&од ЭПР I / ^ 1 \  J j

V  А J /
§8 /

9 0. f — SL-w.
у& М 'ч -

~7Р-- У ГМ yw  w  " /  л» / / /  Р / W 7P

. Провод ЭПР

к кгп

Перекидка проводов ФПР по жесткой поперечине 
Вариант f  "

ПроВрЭ WP Г П  1' If" 1 Паевой Упр

■Л0«5 Обозначение Наименование Jкол.
Орте - 
панне

Перекидка провода W P п&кду консольными опорами
!

1 7£01-2-1490.000 Установка двухполюсного разъединителя /
2 iO64-33.00.QO Надставка г
Э 1064-4.00.00 Кронштейн К Фс Я
4 {064-17.0000 Копит, типJ ч
5 K-075 S4 Серьга ср -u,s 2 1Ш Ш& ..SPJL—
6 ЗРЯ 145.003 Зажил? клановой для серьги г О Р З
7 5РЯ 889 000 Седло одинарное под пестик г ■?РЪ
8 К-067-69 Вкладыш седловой_____________ Т _ №.\ТР&киО- 51.3
9 ПЯ-2-ljK Зажим петлевой (o iljie )____ 5 Tfjsocck.

_ 373__
10 VJ 34-21-4828-77 изолятор пчрю-б ю
И ГОСТ 12670 77 изолятор ПТ ср -70 2
12 ЛЭЗ.Ч1.0215 ______ г__TfCiёеречг

13 Шплинт ЦВСП1 ГОСТ 3822-79 2
14 Антенна, канат 9. ГГ-т-жс-н-Иогостш-зр 1
/5 Провод ~  вС-35 ГОСТ 839-806 { СП УК 1

ПердкидкО Прободоб ЭПР по жесткой поперечс/не

------------ --- .  . .
В а риа нт I

—

1 7.S01-2-1-19.0.000 Установка двухполюсного разъедим. 1
2 7.501-2-3-12.4.010 Кронштейн, Тип г са ус.1.2
3 7.501-2-3-12.4.020 Кронштейн. тапТ с п  у с /2

Ч Д Э З -  41- 0214 болт крюковой Кб 1 6 /1 2 0 сп.ук-1
5 изолятор фиксаторный VKL 6017
6 Пй-2-1 /К Зажим петлевой (он-76) 2 теилйсск.

зтз
7 1081 Зажим плошечный См.ук.1
в Б о л т  MW55.46 Г0СТ77Э8-7О сп ук. 1
9 шайбамю го с т69sg-78 СП.УК.1
10 Провод ЙС-35, ГОСТ839 - 80S 2 см.ук.1

1- При перекидке проводов ЭПР ПО теткой поперечине 
количество деталей поз. 2.3. Ч.Ь. 7. В. 9. 10 и длина шлеОсро пере
кидки определяются § каждое конкретном случае 8  зо в и - 
си нос т а  о т  длины жесткой поперечины и располож ения  
проводов ЭПР

2  Эля ригелей с поперечными разнерами 740*^00 необхо
димо принимать кронштейны по черт, i.soez-зчг. 4 .oio-oit7.soi-c5  -/г 4 0 2 0 -0 1  

З.При новом строительстве для перекидки проводов ЭПР 
предпочтительнее использовать консольные опоры увеличеннойвь/соты

——

а в - Ш т ов.Ш кп боос?
{Конто. Щ ва  мтчбш гапоюнов

—

7.501-2 - 243. 0.000

Первах/хо npoSoSoB зп р

7НВДЛ0МШГ
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»0 О б о з н а ч е н и е Н а и п е н о В а н и е Кол.
Приме
ч а н и е

в а р и а н т  J

1 7.031-2-}- 19.0.000 Установка двухп ол ю сн ого риьъгВиттсла 1

г 7-601-г -3-12,4.010 Кронш тейн, m uni 1:п  у с '.Z

3 7-з>1-г -з -1гло го Кронш тейн, т и п  Ж гп\ч. 1C:

4 АЭЗ. 41. 0814 Б о л т  Крюковой К5 15/его С п у х . 1
r/Zcrrutr-1 У?6 изо лятор  сроксаторныСААй. 6017

6 п й -з -1 (к За ж и м  п е тле в о й 2 ГСолисг
Э73

7 1081 З а ж и м  пло ш ечны й CCh'JK.I

0 Б о л т  Ю 10*55-46 ГО С ТУ !9 6 -7 О СП. УХ. 1

9 Ш айба т о  го с т  6958-76 см „-л- '/

10 П р о в о д  ЙС-35 ГО СТ039- 805 СП УК 7

[ в а р и а н т
—

1 7.501 - г - 1-19.0.000 9агк/ноохо двухполю сного рааге&аимсла 1
a 7.SM -S- 3 -18 .4 .0  to Кронштейн, т и п Г СП. у.Г. IS

3 1064-400-00 К р он ш т ей н  К ф с 1
ч 10S447.00.00 ЗСомут. т и п  j 3
5 изолятор ср и к сот ор н ьсй  v x i 6017
6 ТУ-34*7 4821-77 и з о л я т о р  ПФ70-& 3 !
7 1081 Заж им  п л е с и е ч н ы й см. У ,:!
8 Б о л т  М Ю К 55.Ч 6 ГОСТ 7 7 9 6 -7 0

—
см ум./

9
10 лэ з. 41. 0214

Ш а й б а  А/ Ю ГОСТ 6958- 78 
б о лт/ крюковой Ко 16П20

см :v-1  
ем.ух.1

11 П Я -2 -1 /К Зо’/Ким п е т л е в о й 2 Тбилиссг..

(2 5РР.889.СОО Седло одинарное п о д  п е с ти к 1 /ЛляЫнсх
5РЗ

13 К-067-69 В к ла д ы ш  седловой /
14 П р о в о д  Й С -35 ГОСТ3 3 9 -8 0 С гм У.--1

I  Количество д е т а л е й  поз. е .з.ч. s , % s. о. Ю А я  ё о р и с -т о -з  
и п о з. В.S ,7.8.9.10.14д ля  В а р и а н та  Щ и дли н а  ш леисроб перекид- 
к и  определяется о х а н е д о п  кон кретно м  случ а е  о зависимости 
о т  д ли н ы  ж е с тк о й  поперечины и располож ения прободав эпо 

2. Э ля  р и г е л е й  с  поперечны м иразперани7ЧО-~1соо необхо
дим о пр и н и м а ть  кронш тейны  по че р т 7.5о?-2-з-?'2. ч. O fQ -oi, 
7,5 0 1 - 2 -3 - 1 2 . 4 0 2 0 - 0 1

7.501- 2. ~2 - -!3.0.000

е т и Щвь. m S rzЧ0ч.о/пВиЬитг/пилА перекидка проводовэпр
Нигера Лист ЦистоЬ~Тн}----2^1------

Рукер VtoOvemz) bit ГРЯНСЭЛЕКГРОПРПЕп?  
______ I
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