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Иванова Петрова В данной графе при 
каждой остановке котла 
для очистки внутренних 
поверхностей его эле
ментов должны быть за
писаны вид и толщина 
накипи и шлама, наличие 
коррозии, а также при
знаки неплотностей (па
рение, наружные наро
сты солей) в заклепочных 
и вальцовочных соедине
ниях.

В этой же графе ука
зывать результаты про
верки агрессивности кот
ловой воды в случаях, 
предусмотренных Инст
рукцией.
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