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Обозначение Наименование Сгпр.

ТС-659 Д Технические требования 6-25
ТС- 659. 00. 00 Опора неподвижная хомутовая 

трубопроводов Лн 32 * 219 мм
Спецификация 26

ТС- 659 0000СВ Опора неподвижная хомутовая
трубопроводов Ля 32’ 219 мм 27

ТС- 659 00ОТ Упор 28
ТС-ОД9 0002 Хомут 28
ТС 060 0000 Опора t/еподбитая двух упорная 

трубопроводов Цн 32- /620 мм
Спецификация 23,30

ТС- 660.0000 С6 Опора неподвижная двухупорная
трубопроводов Лн 32 -1920 мм ЗТ-ЗЗ

ТС-660ОТ 00 Упор . Спецификация 39-36
ТС-660ОТ 00 СБ Упор 37
Tc-660.0t.0f Опита 38
ТС-660. ОТ 02 Ребро 39
то-66/. 00.00 Опора неподвижная четырехупор- 

ная трубопроводов Ля 133-1920мм
Спецификация 90,3В

ТС 66 Т00.00сг> Опора неподвижная четырехупор-
ная трубопроводов Лн 133- 1920мм 91-93

ГС-6620000 Опора неподвижная двухупорная 
усипгнная трубопроводов
Лн 108- 1920мм Спецификация 99,95

ТС 662.00.00СБ Опора неподвижная двухупорная
трубопроводов Ля f08 - 1920мм 96-98

ТС-662. ОТ. 00 Упор усиленный. Спецификация. 99,50
ТС-662ОТ 00 СБ Упор усиленнб/й 51

Обозначение Наименование Стр.

ТС-662 ОТ. ОТ Подушка 52
ТС-663. 00.00 Опора неподвижная двухупорная 

усиленная трубопроводов
Лн 219- 1920ммСпецификация 55.59

ТС- 663.00 СБ Опора неподвижная ддухупорная
у  синенная трубопроводов Лн219-1920мм55-57

ТС-66900.00 Опора неподвижная четырехупорная 
усиленная трубопроводов Лн 926-1920т
Спецификация 58

ТС-669.00.00СБ Опора неподвижная четырех
упорная усиленная трубо -
проводов Лн 926- 1920мм 59,60

ТС-665.00.00 Опора неподвижная двухупорная 
сальниковых компенсаторов

ВТЛн 530 - 820. Спецификация
ТС-665.00.00СБ Опора неподвижная двух упорная саль-

62,63ноковь/х компенсаторов Лн 330-820мм
ТС-666. ОТ 00 Упор. Слецисрикация 6/
ТС-665.0/.00СБ Упор 69
TC-685.0f.0i Опита 69
TC-666J0.00 Опора неподвижная щитовая 

трубопроводов Лн /03 - 1920мм
65,66Спецификация

ТС-666.00.00СБ Опора неоовважная щитовая
трубопроводов Лн /03 - /920мм 67-69

ТС-666. ОТ 00 Щ ит. Спецификация 70,%69
ТС-666.0/. 00СБ Щ и т 72
TC-666.0f.0t Полукольцо 73



Обозначение Наименование Стр.

ТС-6670000 Опора неподвижная щитовая 
усиленная трубопроводов Лн326- 1920.

79Спецификация
ТС-667.00.00СБ Опора неподвижная щитовая 

усиленная трубопроводов
Лн 926- 1920 мм 76,76

TC-667.0t.D0 Щ ит. Спецификация 77
TC-667.0t.00 СБ Щ ит 78
тс-667m ot Полукольцо 73
TC-667.0f.01 Ребро 73
ТС-66800.00 Опора неподвижная боновая трубопро-

додоб бн 219-620. Спецификация 80,81,86
ТС-66800.00СБ Опора неподвижная боковая

трубопроводов Лн 2t9- f920мм 82-89
TC-668.Of.00 Упор боковой. Спецификация 85,86
TC668.0f.00 Упор боковой 87
TC-668.0f.0t влита 88
TC-668.0t.02 Планка 88
TC-668.00.0f Подушка 89
ТС-669.00.00 Опора неподвижная хомутовая 

трудоороводов Лн f08 - /020мм
Спецификация 90-92

ТС-669.00.00Сб Опора неподвижная хомутовая
трубопроводов Лн /08 - /020мм 93-95

ТС-669.00.0/ Хомут 96
ТС- 670.00.00 Опора неподвижная хомутовая 

с корпусом трубопроводов
Лн 67- 377мм Спецификация 97-93

ГС-670.00.00Сб Опора неподвижная хомутовая с
корпусом трубопроводов Лн57-377мм W0,101

Продолжение

Обозначение Наименование Стр

ТС-670.0!. 00 Корпус. Спецификация 102-107
ТС-670. О Ш  СВ Корпус 108,109

ТС-670.01.01 Подушка ПО
ТС- 670.0/02 Скоба 111,112
ТС-670.0/03 Ребро 113,112
ТС-670.0t.09 Ушко 119,115
TC-670.00.Ot Хомут 119,116
ТС-670.00.02 Упор 117
ТС-671.00.00 Опора неподвижная бугельная 

с корпусом трубопроводов
Ян 377-1020мм. Спецификация 116-12!

ТС-671.00.00С.6 Опора неподвижная бугельная 
с корпусом трубопроводов
Лн 377-1920мм 122,123

ТС- 671.0!.00 Бугель Специсрикация 129
ТС-671.01.00СБ Бугель 125125
TC-S71.00.01 Шпилька 125
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2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2.1 Неподвижные опоры предназначены для трубо

проводов тепловые сетей Л у  25... 1400 мм, с парамет
рами среды Ру до 0,0 МПа и  рабочей температурой 
’вряд ~ "25°С.

3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
3.1. Типы и основные размеры неподвижных опор 

представленных в типовом проекте сведены 8 таб
лицу „ Перечня неподвижных опор"(См. приложение 1).

3.2. Материал, указанный в рабочих чертежах 
типового проекта -углеродистая сталь использует
ся для изготовления неподвижных опор, применя
емых в районах с расчетной температурой наруж
ного воздуха до минус 30°С.

3.3. В случае применения неподвижных опор 6рай
онах с расчетной температурой наружного воздуха 
до минус 0О°С для изготовления используется мате
риал -  сталь листовая низколегированная марки 
П ГС -12, ППС-12,16Г2-12 по ГОСТ19281-89, размеры 
опор и их деталей не изменяются.

Для районов с расчетной температурой наруж
ного воздуха до минус 60°С испопьзовать сталь 
09Г2С-Ш  по ГОСТ 19281-89.

зЛ . Материал элементов, привариваемых к 
трубопроводу или соприкасающихся с ним, должен 
со о тв е тств о в а ть  та б ли ц е .

—
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/. ВВЕДЕНИЕ
13. Настоящие требования распространяются на рабо

чие чертежи типовых конструкций неподвижных опор 
трубопроводов тепловых семей.

1.2. Типовые рабочие чертежи выполнены в соответст
вии с :

РД-03-9б„ Правила устройства и безопасной эксплу
атации трубопроводов пара и горячей Воды"( далее по 
те к с ту ,,Правила пара и горячей Воды");

СНи ПЗ. Од. 03-85„ Тепловые сети "(В  части монтажа 
опор) ;

СНиП2.060766 „Тепловые сети' (В части применения 
опор при проектировании) ;

СНиПш-18-75 „ Металлические конструкции" ;
СНиПИ-23-81 „Строительные конструкции"[Вчасти 

применения сталей и сварочных материалов) ;
РД30.15.027-93 (РТМ-1с-9з)„Сварка, термообработ

ка и контроль трубных систем котлов и трубопро
водов при монтаже и ремонте оборудования электро
станций ".

СНиП2.03.11-85 „Защ ита строительны х конструк 
ций о т  коррозии" .

13. Настоящие типовые рабочие чертежи выпуще
ны взамен серии 0.903-10 „Изделия и детали трубо
проводов для тепловых се те й ", выпуск 6 „ Опоры 
трубопроводов неподвижные".
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3.7. В упорных опорах основным элементом является 

упор, состоящий из плиты и ревер, 8 зависимости от 
Воспринимаемой горизонтальной силы применяются 
двухупорные и четырехупорные опоры.

3.8. Ал я больших величин горизонтальных нагрузок 
предусмотрены двухупорные и четырехупорные опоры 
с усиленными упорами, позволяющие уменьшить 
местные напряжения в стенках трубопроводов.

3 9. Щитовые опоры представлены в обычном испол
нении и в усиленном исполнении с дополнительным 
усиливающим кольцом В зависимости о т величины 
воспринимаемой горизонтальной нагрузки.

3. Ю. Для горизонтальных и вертикальных нагру
зок предусмотрены с.ковообразные неподвижные опоры 
с хомутом или с бугелями.

3. И. Для двухсторонних сильниковых компенсато
ров предусмотрены двухупорные неподвижные опоры.

3.12. С целью обеспечения защ иты  трубопроводов 
о т вредного воздействия блуждающих токов В 
опорах предусматривается злектроизоляция.

Варианты конструкций защ иты  приведены 
S приложении 2 к техническим требованиям.

Им. Ласт Ндокун. Подл. Цата Т С -6 5 9 Д
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Марка
стали Категория

Обозначение
НТД

Минимальная расчетная температура наружного воздуха, ос

Максимальная 
температуре/ 

мбачей 
среды, *С

СтЗсп 5 ГОСТ19281_ 200
20 3 ГОСТ 1577 -2 0 300
20К Н ГОСТ5520 425

17ГС
17ПС 12 -4 о 350

14 Г0СТ19281 -6 0
16ГС 11 - 2 0

42509Г2С 12 -4 0
10Г2С1 14 -в о

Примечания:
Для трубопроводов по „ Правилам пара и горячей Воды" 

ист о Вс/я сталь должна быть подвергнута Всем Видя 
испытания и контроля предусмотренного „Правилами пара 
и горячей Воды".

2. Вист по ГОСТ 1511 из стали марки 20 по ГОСТ 1050 
должен поставляться с определением предела текучес
т и  6 Т ̂  25кгс/ммг .

3. Допускается применение листовой стали марок 
Cm3 сп5 , 20, 20К до температуры минус 30°С при усло
вии испытания на ударный изгиб при температуре 
минус 00°С (кси -^о  ^ 3,0кгс м/см?)f

3.5. Материал крепежных изделий находящихся Вблизи 
трубопровода -  сталь марок 30X, 35X или 40 X по 

ГОСТ 4543-11.
3.6. В типоВом проекте представлены конструкции 

неподвижных опор, особенность которых состоит 6 
свободном прилегании опорных элементов к несущей 
конструкции (без приварки) , что позволяет разгрузить 
трубопровод тепловых сетей, а также несущие конс
трукции о т действия крутящих моментов.
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(сопрягаемые) поверхности и резьВоВые части деталей опор 
должны защищаться о т коррозии смазкой ПВК по 
ГОСТ 19531-83 или другой смазкой равноценного качества.

4.8. Предельные отклонения размерод по ГОСТ25346 ~89 
указаны 6рабочих чертежа*.

На поверхности деталей опор не допускаются пузыри, 
трещины, накаты, задиры, ракодины и брызги металла 
о т сварки и резки.

Обработанные детали не должны иметь острых 
кромок.

U. 9. Сварка
4.9.1. Сварка соединений опорных конструкции, В 

том  числе опор с трубопроводом-ручная электродуго- 
вая и полуавтоматическая порошковой проволокой 
или в защитных газах плавящимся электродом.

Сварку соединений опор с трубопроводом Ну доЮОнм 
рекомендуется Выполнять Вручную неплаВящимся элек- 
тродом В среде аргона с подачей присадочной проволоки.

4.9.2. Сварочные материалы по РД3415.027(РТМ- 1с) 
и СНиПИ-23-81.

4.93. Требования коварным швам.
1) Сварные швы выполняемые по ГОСТ5264-80, 

го с т8713-70 и ГОСТ 14771 -76 должны соответствовать 
требованиям СНиппг 18-75.

2) Сварные избы, соединяющие опоры с трубопрово
дом подведомственным „ ПраВилам пара и горячей бодып 
по РД 34 15.027 (  РТМ- 1с -93).

4.9.4 Контроль сварных соединений
1) Контроль сварных соединений опор по СНиППН8Н5.
2) Контроль сварных соединений опор с трубопрово

дом подведомственным „ ПраВилам пара и горячей Воды " 
РД- 03-94:

-  Визуальный осмотр и измерения -  100% ;

Изм. Лист Я  до кум. Ладя. йота
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П. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТГЕЬиНАНИН
4. /. Опоры неподвижные должны изготавливаться 

по рабочим чертежам ТС-659.00.00 -г ТС-671.00.00 В 
соответствии с настоящими требованиями.

В. 2. Детали опор следует изготавливать из ста
ли марок, указанных в рабочих чертежах и в соотвея, 
ствии с п.п. 3.2-3.5 настоящих технических требо
ваний.

Допускается при соответствующем технико
экономическом обосновании применять стали других 
марок поСНиПП-23-81 и РД-03-96

0.3. Опоры должны выдерживать нагрузки предусмотрен 
ные рабочими чертежами. После снятия нагрузок детали 
опор не должны иметь трещин, надрывов, остаточных 
деформаций.

ч. 0. Резьба на деталях должна соответствовать  
гост 20105-81. Допуски на резьбу по грубому классу: 
для болтов ~ 8 у, гаек -  ПН по ГОСТ 15093-81.
Выход резьбы, сбег, недорезы, проточки и сраски по 

ГОСТ 10549-80.
0.5. Крепежные изделия должны соответствовать 

стандартам  указанным 6 рабочих чертежах.
Вид антикоррозионного покрытия должен Выбирать
ся по Г0СТЭ.303-8П В зависимости о т  условий зксллу 
а та ц и и  определяемых по ГОСТ15150-69.

П. 6. Защ ита о т  коррозии В соответствии со 
СНиП2.03.11-85 и ГОСТ9.401-91 должна указываться 
при заказе изделий.

П.П. Все детали и поверхности опор, за исключе
нием резьбовых частей и поверхностей, сопрягае
мых при монтаже с трубой или несущей конструк 
цией, должны бы ть окрашены дважды по грунту 
краской Б Т-П П  по ГОСТ5531-79, анеокрашиВаемые

Изм. Лит N  до кум. Подп йота
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Паронитовая прокладка и обжимающий их 
стальной оцинкованный лист соединяю/пия между 
собой битумом марки М - IV по ГОСТ 9558-75, их 
размеры указываю тся проектной организацией 
В зависимости о т  опорных конструкций.

После приварки опоры к тр уб е , она покрывает
ся изолом марки М Р5-Х//-2 пи ГОСТ Ю296-19.
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капиллярный (цветной или люминисцонтный методы) 
или мигнитопорошкобая дефектоскопия для трубопробо 
доб, подведомственных „ ПраВилам пара и горячей Воды" 
относящихся к :

// категории -  не менее 15 % ;
/// категории -  не менее 10 % ;
IV категории-не менее 5%  .
При Выборочном контроле сборных соединений контро- 

лируется соединение подсей протяженности. Количест
во контролируемых сварных соединений определяется 
установленным объемом выборочного контроля, 

if. 9.5. Оценка качества сварных соединений:
1) Оценка качества сварных соединений опор по 

СНиП Hf-fd-75;
2) Оценка качества сварных соединений опор с тр у

бопроводом подведомственным „ Правилам пара и горячей 
воды" по РДЗй 15.027 ( РТМ- 1с -93).

if. Ю. При защите трубопроводов о т  вредного Воздей
ствия блуждающих токов необходимо npedycMompemt 
электроизоляционную прокладку из паронита по ГОСТW t 
снабженную металлическим кожухом из стального оцин
кованного листа  по ГОСТ 15918-80 для предохранения 
изоляции о т  механических повреждений. ( Рекоменда
ции применения электроизоляционных прокладок при
ведены В приложении 2 к техническим требованиям). 
Размеры паронитобой прокладки и металлического 
кожуха указы вает проектная организация В 
зависимости о т  опорной конструкции.

If. 11. В опорах с защ итой о т  электрокоррозии, 
на тр уб у, в местах прилегания паронита, наносит 
ся изол марки МРБ-ХН-2.

Лист НОокум. WGL
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осуществляться согласно требованиям технологи
ческого процесса предприятия-изготовителя.

5.5. Качество противокоррозионной защ иты  
должно удовлетворять требованиям ГОСТ 9.016-78, 
качество лакокрасочного покрытия -  ГОСТ9.032-10.

6.6. Опоры допускается транспортировать 
любым видом транспорта.

- -■

Изм. Лист Н до кум Подо. ТС- 659 Д
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5 МАРКИРОВКА , ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
И ХРАНЕНИЕ

5, 1 МаркироВка
5.1,1. Готовые опоры должны иметь маркировку 

предприятия -  изготовителя
5.12. МаркироВка должна наноситься непосредствен

но на изделия ударным способом, эмалью ПФ-Т15 по 
ГОСТ S1/55- Тб или электрограсрическим спосодом по 
ГОСТ 26.020-80 и сохраняться до монтажа. Высота 
шриерта не должна выть менее 5 мм.

Место маркировки определяется предприятием- 
изготовителем и обводится яркой несмываемой 
краской.

5.1.3. МаркироВка должна содержать :
товарный знак предприятия -  изготовителя;
условное обозначение изделия.
5.1 Л. МаркироВка упаковки -  по ГОСТ 11*192-17.
5.2. Упаковка деталей и сборочных единиц опор 

должна соответствовать ГОСТ23110-78 в части 
воздействия механических тракторов при транс
портировании , ГОСТ15150-69 В части Воздействия 
климатических тракторов и обеспечивать их 
сохранность В течении двух лет.

5.3. Вое пригодные к эксплуатации опоры должны 
подлежать Временной противокоррозионной 
защите на период хранения и транспортирования
8 соответствии с требованиями п.п. У.5+4Л настоя - 
щих требований.

SM. Подготовка металлических поверхностей 
под противокоррозионную защ иту, нанесение защит
ных покрытий и контроль их качества должны

ИЗМЛщ Ндакчм. подл.Литй ТС~ 659 Д
Лии
9

фор мат АН



\h
*S

 Зл
е *

л ?
 Л

од
п.

и д
ат

а\
8з

ом
м

нв
Лб

нА
нд

н/
Я1

\ Л
од

по
ди

м
з

эле м ент и соприкасающегося с трубопроводом из 
с та ли  2 0 К -11, по чертеж у ТС -653.00.00-05.

Опора 530х 8 - СтЗсп5-20К-11 ТС-663.00.00-05 

Тоже из стали 17ГС-И:

Опора 530*8-ПГС-Н ТС-663.00.00-05.
Пример уел одного обозначения опоры неподвижной 

щитовой для трубопровод Uh * S ( 720х 9) мм, из стали 
Cm3 сп 5 по чертежу ТС-666.00.00-12, Рис.1:

Опора 720*9-СтЗсп5 ТС-666.00.00-12
То же для трубопровода Лн х С  ( 720х 11) мм, из 

с та ли  20-3 по чертежу ТС-666.00.00-13, Рис.2 :

Опора 120*11-20-3 ТС-666.00.00-13
То же с за щ и то й  о т  электрокоррозии:

Опора3 720* 11-20-3 ТС-666.00.00-13.
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6. УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ОПОР ПРИ ЗАКАЗЕ

6.1. в условном обозначении опор должно быть указано:
-  диаметр и толщ ина трубопровода;
-  марка ста ли  ( с указанием категории) деталей опор 

6 зависимости о т  температуры наружного воздуха и 
рабочей среды трубопровода согласно п.п. 3.2-3.4 насто
ящих требований;

-  обозначение олоры по рабочим чертежам ТС-559.00.00+ 
-  ТС- 671.00.00 (с  указанием исполнения типоразмера опоры,

6.2. Примеры условных обозначений
Пример условного обозначения опоры неподвижной 

хомутовой для трубопровода J7h *S  (  Т59*5)мм, из стали 
Cm Зел 5, по чертежу ТС-659.00.00-08 :

Опора 159*5-СтЗспб ТС’659.00.00-08
Тоже из стали  П ГС -12 :

Опора 159*5- ПГС-12 ТС-659.00.00-08 .
Пример условного обозначения опоры неподвижной 

двухупорной Лн  *S (320* 10) мм, из стали 0ЭГ2С-14, по 
чертежу ТС-560.00.00-18 :

Опора 920Ч0-09Г2С-19 ТС-660.00.00-18
То же с защ итой о т  электрокоррозии:

Опора 9920* Ю-09Г2С-14 ТС-660.00.00-18.
Пример условного обозначения опоры неподвиж

ной двухупорной усиленной для трубопровода 
J)h *S (6 3 0 * 8 ) мм, м атериал опоры С тЗ с п б 9

— — —

ШмHumндокум. подп6 т . ТС-659Д
Ласт.
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ГОСТ <9281-89 
ГОСТ 19537-83 
ГО С Т/9903- 79 
ГОС Т 23170'78 
ГОСТ 29705-8!
ГОСТ25396 -89

РД 03-99
РД39 15.027-93 ( P TM -lc -9 3 )

СНи О II -23-81  
СНиПШ -18-75 
C H u O 2 .0 3 .H -8 5  
СН и 02. 09.07-8В 
CHU03.05.03-85
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7. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Пере чень Н Т Л , на которые даны ссылки 8 сБорнике

ГОСТ 9.019-78 
ГОСТ 9.032-79 
ГОСТ 9.303-89 
ГОСТ 9.901- 31 
ГОСТ 26.020-80 
ГОСТ 103- 76 
ГОСТ 981- 80 
ГОСТ535-88  
ГОСТ 1050-88 
ГОСТ 1577-93 
ГОСТ 2296-70 
ГОСТ2590- 88 
ГОСТ5269-80 
ГОСТ5520-79 
ГОСТ5631 -79  
ГОСТ6965-76 
ГОСТ 8713 - 79 
ГОСТ 9967-75 
ГОСТ 10296 - 79 
ГОСТ10599-80 
ГОСТ 19192 -  77 
ГОСТ 19637-89 
ГОСТ 1977!- 76 
ГОСТ 19918-80 
ГОСТ 15150-69 
ГОСТ 16093-81

—

ум. ЛитНдокум. Подл. Лит ТС- 659Д
Лис,
13
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ПЕРЕЧЕНЬ

Наименование Тил Стр.

Опора неподвижная 
хомутовая 

трубопроводов 
Лн 32 - 219 мм &

21.. 23

Опора неподвижная 
двухупорная 

трубопроводов
Лн 32 - 1420мм ш

2b. . . 3b

Опора неподвижная 
четырехупорная 
трубопроводов 
Лн 133 - 1420мм

35... 38

Опора неподвижная 
двухупорная 
усиленная 

трубопроводов 
Лн 108- 1420мм

П

=1/
39... b l

Опора неподвижная 
двухупорная 
усиленная 

трубопроводов 
Лн 219 - 1420мм

Опора неподвижная 
четырехупорная 

усиленная 
трубопроводов 

Лн 426 - 1420мм

1 II
n

1*8... 52

i ш

iL.[T

[Ц j1

л и
53... 56

Наименование

Опора неподвижная 
дВухупорная 
сальниковых 

компенсаторов 
Лн 530- 820мм

Опора неподвижная 
щитовая 

трубопроводов 
Лн 108 - 14-20 мм

Опора неподвижная 
щитовая усиленная 

трувопроводов 
Лн 425 ~ 1420 мм

Опора неподвижная 
доковая 

трувопроводов 
Лн 219 - 1420мм

Опора неподвижная 
хомутовая 

трувопроводов 
Лн 108 - 1020мм

Опора неподвижная 
хомутовая с корпусом 

трувопроводов 
Лн 57- 377мм 

Опора неподвижная 
бугельная с корпусом 

трубопроводов 
Лн 377- 1420мм
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Рис. /
Опора неподвижная двухупорная с защитой о т  электрокоррозии

для Он от 32 до № 0 мм (См. ТС-660 .00 .00Сб)

7 Зазоры между трубой и нижней несущей балкой заполнить прокладками
X 1 - • О. 7      _____

д. Q -особая нагрузка
5* к - $ . ШмхЦист d-докум. По&п. йбта ТС- 659Д Лист
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V659-31 Опора неподвижная четырех упорна я с защ итой о т  эле ктрокоррозии 
j  Оля Цн о т  133 до 1й20 мм ( См. ТС -66/.00,00  С д )

Опорная конструк ц и я /

1. Размеры для справок.

2. 1-упор ; 2 -  металлический кож ух; 3 т паронитовая прокладка. 
3; * л  = £ .

1 М 1

Изм. Иист №докум. Подо.
Кол. Иванов а
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Рис. 2

Опора неподвижная четырехупорная с защитой от электрокоррозии 
для Лн от 133 до 219мм (См. ТО-661.0000 Сб)

2. 1- упор ; 3- парокитовая прокладка.
3. Q- осевая нагрузка.
4*K = S .

шм.Аист видок ум Подл Дй/па
Нол Иванова
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Опора неподвижная дВукупорная усиленная с защитой о т  электрокоррозии 

для Вн о т  108 до 1д20 мм ( Ом. ТС ~662.fJ0.00 Cb)

3 2

20

.■.W'ZSVZVTZL

1. Размеры для справок.
2. /-упор усиленный, 2 -металлический кожух , J -  паронитовая прокладка 

4 - подушка.
3 Q - осевая нагрузка.
4* К = S . Им Зит N-докум. Подл. Лота ТС-659Д

Лисп
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С  699-31 Опора непод5ижцая дбухупорная усиленная с защ итой о т  электрокоррозии

ТО-662.00.00СБ Рис.2 для Пн о т  i08 до 1^20 мм TC~663.00.QOСБ Р и сЗ

Azk.
2 3

/ Размеры для справок.
2. Зазор между тр у  Зой и нижней несущей далкой 

Заполнить прокладками из листовой ста ли  толщ иной 
о т  5  до 10 мм.

3. 1- упор усиленный ; 2 - металлический кожух;
3 -ларонитовая прокладка , 6 - подушка.

4. Q  -  осевая нагрузка.
5. * K=S,

— —
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V 6 S 9 - 3 1

E - E

(  СмТС-665.00.00 Сб)
Рис. 2

Опорная конструкция

1. Размеры для справок.
2. 1-упор ; 2 - металлический кожух ; J - паронитовая прокладка.
3. Q  - осевая нагрузка. 
i * K = s .
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1. Размеры для справок.
2. 1- упор доковой, 2 -упор, 3 - металлический кожух, Ь ~ паронитоВая прокладка;

5 -опорная конструкция.
3. Т~ доковая нагрузка. 4 * K  = S . ИзмАист •о I Подп. Дат

Коп. Ида нова
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Размеры 6 мм

Пдознаиение S * 1
Масса,

кг

ТС- 65900. O f _ 6 0,1

-03 8
75

0.2

-0 2 Ю 100 оЛ

/. * Размер д ля  справок.

2. Ь 1 4 ,± -,Т2 & .

15м Лист
• Разрой. 
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Велитченко

Паутов
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Упор

Лит. Масса Масштаб
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Размеры в  мм

Обозначение 5 * 6 L Масса,
кг

ТС-659. 00.02 152 0,09
-01 168 0.30

-02 25 206 0,33

-05 218 0.33

-00 3 265 0,36

-05 300 0,38

-06 350 0.33

-07 во 4 й 0.39

-Ов т 0,45

09 635 0,60

1. * Размер для справок.
2. h lb ± ‘Tf .
3. Допускается изготовление из полосы по ГОСТ 103-76.

Т С - 6 5 9 .0 0 .0 2

~Шм.
разрав 
Провер. 
Т  контр.

Я!0окум
Степанова
велитчент
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~.С№
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Паутов
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коп. Иванова
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А  - А

I. * Размеры для справок.
9 * Л "
^ -  2 *
J. Сварка опоры с трубопроводом ручная аргонодуговая, 

проволока марки С6-08ГСУ С8-08Г2С ГОСТ 224,6 -70.
й**Зазор между трубой и нижней несущей балкой заполнить 

прокладками из листовой стали толщиной от 5 до Юмм.
5. Требования к вьтолнению сварного шва и контроль 

сварного шва 5 соответствии с СНи ПЗ.05.03-85.
6. Остальные требования по ТС- 659Д .

Таблицу исполнений см. на листе 3

_ _
ТС- 660. 00.00 С Б

Опора неподвижная 
двухупорная 

трубопроводов 
Лн 32-1420 мм

лит. масса Мисшта
Изн вист№дОкум Подо. Дата СМ.

табл. —Раз рас. 
Проб.

Степанова
ШитчшоJcHt-ir.<лмТ контр * '/гУ 

9Р93

Ласт t I листов 3
Н. контр. 
У m3.

Шспов~
СтртнимЬ

iM АООТ 
.  СЗЭМ П '?г . ; \ I

Коп Иванова Формат Л  3
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Лисл
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р;лш

\>Н2м
тсд\ рщ

рдп ugo/j [ 
дни

90 0000 099-31

Размеры в мм

Обозначение Л н# /г--.?*
Оседаясила

а ,
КН ( Л7С)

Н* В * а /Л* Масса,
кг

ТС-660.00.00 32 1,8*1 1W 20 0,56
-ос 38 П + f 15 (15) 190 109
-02 05 150 30 20 0,69
-03 57 180 6о 106 1,09
-оь 76 3 "

20(2,0) 2Ю 50 1,12
-05 89 60 1,28

-06 108 3,5 н 30 (3.0) 230 70 9.29
80 110

-07 133

9 " 90(9,0)

260 9,90

-08 159 320 112
30

6,60

-09 219 920 11,60
8 + г 60 (6,0)

120 132
-to 273 6 " 90 (9,0) 980 11,30

8 +г 60 (6,0)

-11 325 5 " 90 (9,0) 530 150 12,60
8 + г 70 (7.0)

162
-12 377

6 *2 60 (6,0)
580 190 19,10э*г 80(8,0)

Продолжение

Обозначение Пн* KsS*
Оседая

сила
а ,

КН ( т с)
н* В* 1* т* Масса,

кг

тс-660.00.00-13 926
7*2 60( 6) 660 160 196 26,70

10 *г 100(10)

-ш 530 8 +2 60 ( 6) 770 200 32,30
И * 2 100(10)

226
-15 630 8+2 8 0 (8 ) 870 290 33,80

1242 150(15)

-16 720 9 + 2 190(19) 960 280 91,20
н * 2 180(18)

150
-17 820 10 +2 150(15) 1060 300 266 93,20

12 +г 220(22)

-18 920 10 +2 160(16) /160 320 96,00

-19 1020 10 *2 1260 360 286 52,80

-20 1220 11 *2 900(90) 1960 900
336

68,90

-21 1920 19 *2 1680 500 75,60

т Лист WffOKilM Подл

ш**

коп. Йданода
ТС- 660.00.00 С Б Лися

П т
Формат /
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Рис. 2
Остальное - си.рас. 1

2 1

V

гост ю т -7б-тз-ък

госттт-тз-ък'

Продолжение

Обозначение
Длятрубо
провода

Ян
R* в 4 в / L* н* о ; h к Масса,

кг

ТС-66 ОМ о о -ft 530 265 200 120 226 385 т 50 8,05
-15 630 315 290 150 1/35 щ 60_ 8 J7
-16 720 360 280 100_ 980 196 70 10,30__
-17 820 410 300 120 266 530 № 75 8 10,80
-fS 920 460 320 155 580 150 80 11,50
'T9 1020 510 360 120 286 630 155 90 13,20
-20 1220 6/0 900 175 7?>> 790 169 100 17.10
-21 то W 500 200

ч/JU
890 176 125 18.90

Размеры 6  мм

Для трубо Масса,
Обозначение провода

Ян
R* В* вГ (* И* н* h к кг

ТС-660.01.00 _ 3 2 16 20 109
76 0,16

-01 38 19 80
-02 
-03

__ 95
___57 _

23
29

30
90

60 85
90

65 - 4 _0 jJ6 ___
0,21___

-09 76 38 50 106 100
0,29___

*05 _ 8 9 _ 95 60 0,32

-06 108 59 70 55 110 115 75 17 1,06

-07 133____ 66 80 65 120 77 Jo 1,10

-08 159__ 80 90 75 112 160 95 22_ 6 1,65

'09 _219___ 110 152 210 118 30
2.91

-10 273 136 120 120 290 117 2,82

-11 
-12

i 
|

1
C
\i 

N
 

N■3 ^ 162
188

100 162
265 115 35

3,15

190 90 290 120 8 3.54

-13 925 213 160 120 196 330 135 90 6.68

I. * Размеры для справок.
2 + Ш Г.
J. Требования я выполнению сварного шва, контроль 

сварного шва в соответствии с ГС -в59Д  •

Изн. Аист Н?дош, Подо Дота
Разрад. Степанова

дели/менАо

Паутов

&****.)
Cf.iT.

■"

У А ‘>

Проб.
Т контр, 

н контр
.ям._

ТС- 660. 01.00 СБ

Упор
Лит. масса масштаб

,1
*

Лист  I лист ов Т
АООТ 

. СЗЭМП"



l o w  0 9 9 -3 1

______ t r _

Hi

Продолжение

Обозначение R В S * Н* Hi
Масса,

нг

ТС-660.0101 -11 162 1го 12 265 115 1.05 _
-12 188 160 290 120 1,64
-13 213 160 330 135 2,57__

_  _________ -14 265 200 J 8 5 3,17
-15 315 240

16 435 т 3,56
4 6 360 280 480 146 4,39
-17 610 300 530 148 4,68

-18 4бО 320 580 /50 5,38
___________ 49 510 360 _630 155 6,63

. . . .  -20 6Ю 400 740 164 7,20
4 ! 710 500 840 176 9,00

Размеры В мм
^ K ' J )

Обозначение

ТС;660.01.01

_____________-О !

___________ ;02

________________-03
_____________ -м _

________________ -05_
____________ -0 6

________________-07

________________-08_

_______________ -J9 _
-Ю

R

16
19

23

29

38

45

_54_

66
80_

110

136

в

20

30

40
50

60_

70

Ж
so

1 2 0

S* Н* н< Масса,
нг

4

7 6 _  

8 0 _
0,040

85
65

0060

90 0,120
6

100 0,150

0,180

115 75 0,355
10 120 77 0,400

160 95 0,722

12
210 118 1,250

240 117 1,150

1. * Размера для справки.
2. h (4 ;±  rrJ — .

T C -6 6 0 .0 f.0 1

Плита

Лит. М асса Масштаб
Изм. Лист Н -д о  кум. Подо. Лома См.

т абл. —Р а зр а б
проб.

Стетмода
велитенко 4LKA.es Bit елр

Т.нонтр. Лист  \ л ист од  /

Л  б-пн-s ГОСТ19903 -74 
иШ СтЗсл5ПЮТ1т7-ЪЭ

АООТ 
„ С35МП,Г

Н .кот р. Паут об (’J. 7 7
дмз. плтгшнзо/>

Hon. Моно да Формат ЛЗ
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продолжение

Обозначение S* h B, L l,
Масса, 

кг

ТС-660. 01. 02 -0 9
~fo

180 90
120

20
50

1,55_
_ 1 ,9 0 _

•ft
2/0

J 0 0 _ _ 2 0 _ 1,85
-12 120 50 2,30
-13 150 2,66
-15 16 100 20 25 2,05
4 5 250 120 2,80
-16 /55 3,50
-17 270 /20 5o 3,00
-16 175 2,95
49 280 200 5,70
-20 320 130 6,50

Размеры S мм

Обозначение s* h B, L i, Масса,
кг

TC-660 0/02 9 60 0,10
-O f _ 6_ О, /5
-02 10 55 6,30
-03~ to 65 20

20 0 39
-09 75 0,39
- 05 120 95 0, 71
-0 6 12 /50 75 0,68
-0 7 120 9o 1,10
-08 150 100 20 0,92

!. * Размер для справки. 
2. h l6 \t-C U k -.

T C -6 6 0 .0 1 .0 2

Р е б р о

Лит. Масса Масшта,
Нзм. Пост N-°doKtjM. Подл. йота См.

табл. —Разраб. Степанова'jTCt&LOt
Проб. Велиттко РЯЖТконтр. Лист | Листов 1

n„rm Б-ПН-SГОСТW903-75 
Cm 3cn5ГОСТ15637-89

АООТ
„с з э м п "

Н. контр. ПаутоВ o/.j/S

Утд. 'Ьтре/ПНиШ
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90 GO VO 199-31
Рис. 1

1. * Размеры для справок.
г. ± q f .
3** Зазор для до код ого перемещения трубопровода. 
Ь.*** Зазор для осадки трубопровода.
5. Тредо&ания к былолнению сборного и/ба, контроль 

сборного шба б со отве тстви и  с СНиПЗ. 05.03-85.
к. 6. Остальные требобония по ТО-659Д,

Таблицу исполнений см. на листе 5

-

- — —
Изн Лист не до ш подо Дата
РазраЗ.
Пров.

Степанова
Велитченко

au^uL С Ш '
(it.jS

Т контр.

Н. контр 
Утв.

Патов <
Стрельниксб

ofjS

ТС ~ 661. 0 0 .0 0  С Б
Опора неподвижная 

четырехупорная 
трубопроводов 
Он 133 ~ 1020мм

Пит Масса Масштаб
См.

тавр. —
Паст 1 I Постов 3

АООТ
нСЗЗМП'

Шувалова Формат ЙЗ
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4)00 ‘00 199- Л

Размеры S мм

Обозначение Он к -S* Q , кН(тс) Н* В * 1* т* Масса,
кг

ТС-661.00.00 133
4+1

70 ( 7) 260 30 110 8,8
5*'

-01 159 и * ' 100 (10) 320 90 112 30 13,2
5 *2

-02 2/9 4*1 120 (12) 1/20 23,3
7*2 150 (15) 132

-оз 273 6 *1 120 (12)
1/80 120 22,5

в*2 180 (18)

об

-05

325

377

6 *< 
в*2
6*2

120 (12) 
220 (22) 
150 (15)

530

580 Юо
162

80

25.2

28.3
9 *2 250 (25)

-06 026
7 *2 180 (18) 660 160 196 53,1/
W*2 300 (30)

-07 530
в*2 180 (18) 770 200 64,6
/ Г 2 250 (25)

226
-03 630

8 *2 360 (36) 870 21/0 150 67,7
12* 2 1/50 U5)

Продолжение

Обозначение Пн* к * S* Q, к//(тс) И * в* Г т * Масса,
кг

ТС-661.00.00-09 120
9 *2 360(36)

960 280 82,4
11 *г 550 (55)

-ю 820
З*2 450(45) 1060 300 266 86,4
И *2 650(65)

-11 920
ю*2 480(48)

U60 320 92,0
14 *2 550(55)

150
-12 1020

10 *2 750 (75)
1260 360 286 105,0

14 *2 950(95)

43 1220 11 *2
1000(100)

то 400
336

136,0

-14 1420 14*г 1680 500 151,0

I

Лист №докум. Лодп. Дата
Коп. Иданоба

ТС-661. оо. оо СБ
Ласт

1 J
Формат Лз
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93 0 0 0 0  Z99-31

Рас. /

/. * Размеры для спраВок.
2 ± Ц < 1 .
3. ТребоВания к Выполнению сборного шВа, контроль 

сбарного шВа В соотВетстВии с CHufl3.05.03 -85.

4. Остальные требования по ТС-659Д.

Таблицу исполнений см. на листе 3

ТС-662.00.00 С Б
Опора неподвижная 
дВукупорная усиленная 

• трубопроводов 
Л и 108- 1020мм

Лит. I/масса Масштаб
Им. Лист Н? докум. Подп. Лита СМ.

табл. —Разраб'■Степанова CMS
Пробер. Вепитченко сш
Т контр. лист / I листов 3

АООТ 
„СЗЭМ П '

Н.контр. Паутов t VMS
Утб. Стремникод

коп. Иванова Формат лз



90 0 0 0 0  099-31
Рис. 2

**Зазор между труБой и нижней несущей Балкой заполнить 
прокладками из ли cm обой стали толщиной о т 5до /0мм.

диет №  д о т . Подо Лита
ТС- 662.00.00 С Б

Лист

коп. Ида нова Формат л3



900000199-01

Размеры б мм

Обозначение
Оседая сила

Q. ,
кн (т с )

Лн* k *S* В* 1 * Н *
*

т Масса,
кг

к - 662,00.00
50 (  5 )

108
9,0*'

70 115
238

30

5,60

-01 133 80 268 592

-02 60 ( 6 ) 
90 ( 9)

159 9,5+< 90 117 328 8,36

-03 2/9

6,0 +2 120
137

932 15,70
-Ой

100 (10)
273 992

80

15,20
-05 325 167 592 17,90

-06 150 (15) 377 9.0 *2 190 596 22,10

-07 120 (12) 926 7.0 *2 160 200 676 37,00

-0 8 т  (1 9 ) 530 8,0+г 200 230 786 96,00

-09 170 ( 17) 630 290 890

150

59.80

-ю
200 (2 0 )

720
9,0 +2

280 270
980 66,80

~ 11 820 300 1080 70,90
- 12 250 (2 5 ) 920 10,о*2 320 290 1189 76,00
-13 280 (2 8 ) 1020 360 1289 99,20

-19 350 (3 5 ) 1220 11,0 *2 900 390 1509 128,80
-15 550 (55) 1920 19,0 42 500 1709 152,00

шн. flac/n Н- Зокум. Подл. Дота ТС-662.00.00 С Б Лист

Формат ЛЗ
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930010299-01

ГОСТ /477/- 76-71 - k /Г/

Обозначение
Для трубо
провода 

Ян
R * L* 1* Н* h* h1 К *<

Масса,
кг

ТС-662 Of 00- 64 273 136
/ ? / 7

137 246 123
7 / 7 с. 3,82

-05 325 162
1JU

167 27! 120
JU и

4,34
-06 377 188 158 298 126 35 5,53
-07 426 213 178 200 338 140 40 8 12 9,27
-08 530 265 222 393 146 50 11,60
-09 630 315 262

230 445 150 60 13,70
ч о ___720 360 300 490 154 70 Ю 16,70
-ft 820 410 320 270 540 156 75 17,60
-12 920 Обо 346 592 158 80 19.00
-13 1020 ш 382 290 842 163 90 12

16 24.60
-14 1220 6(0 4зб 340 752 174 WO 32.20
-15 f№ 7(0 540 862 189 125 58,00

ВидA

Размеры 5 мм

Обозначение
Для трубо- 
проб аса 

Ян
R* с с Н* h* hi К *1

Масса, 
л г

ТС-662.0(00 108 54 76 115 119 80 17 (.40
-01 133__ 66 88 134 82 20 4 10 1.48
-02 159 80 101 117 164 100 22 2.09
-0 3 219 110 130 137 216 124 30 6 3,92

1. * Размерь/ для справок.
2. t i y i .
J . '  Тревобания к Выполнению сборного шВа а контроль 

сварного изба б соответствии с Т С - 659Д .

\ ТС-662.01.00СБ

Упор
усиленный

Пит. Ма . :У Масштаб
Изм. Пит лкдшн Подо. Дота

L
таил. —разроб. Степаноба W # | . !

Проб. Воштчет
Тл/мт Лист | Листе 5 /

АООТ
„СЭЭМП"Н.контр. Пачтоб CS.9H

Утб. CfTip&lbHLikvt
Коп. Нва я об с/ ФорматЯз



I  О Ш  Z 9 9 -J1

Продолжение

Обозначение R S* L L h* Длина
развертки

Масса,
кг

TC-662.0f.0f- to 360 M L 41 305 5.80
-ft 4io Ю 320 270 325 6.20
-f2 060 306 44 350 в.оо _
-13 510 382 290 48 390 10,50
-14 6Ю 12 435 340 51 440 14.00
-15 710 540 54 550 18,00

V  (V ~ )

Размерь; 3 мм

Обозначение R S* L 1 h *
Ллина

развертки
Масса,

кг

ТС-662.0101 54 76 _
115

17 80 0,29
-01 66 4 88 18 92 0,33
-02 80 101 117 20 105 0,38
-03 110 137 25

0,86
-04 13S Б 130 22 135
-05 162

157
20 1,06

-06 188 158 25 160 1,67
-07 213 8 178 200 27 180 2,26
-0 8 265 222_ 230 31 225 3,22
-09 315 10 262 37 265 4,60

1. *
£

Размеры для справок.
Ы д -± Ш 1 .

ГС- 662. Of. Of

Подуш ка

Лит. Ма а МасштабИзм. воетНе во кун. Подо. Дата С.
тайн —Разраб.

Пров.
Степанова
белитченко

ОН
ef.fS

Тконгр. Лист I листов /
n„rm Б-ПН-S ГОСТ19903-74 

СтЗсп5Г0СТт37-99
АООТ 

, сзэмп•
Н контр. Патов fl/.УР
Утв. Стрепьнт

Коп. Иванова Формат ДЪ
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3. Требования к выполнению сварного ш ва, контроль
сварного шва в со о тв е тств и и  с СНиПЗ. 05 03- 85.

в. * * Зазор, между тр у  Бой и нижней несущей балкой заполнить 
прокладками из листовой с та ли  толщ иной о т  5до Юмм.

5. Остальные требования но ТС-659Д ,

Таблицу исполнений см. на ли сте  3

-
____

TC-6b3.00.00 CB
Опора неподвижная 
двухупорная усиленная 

трубопроводов 
Он 219 - 1420 мм

Лит. Масса Масштаб
Шн. Лист тдокум. Подл. Лата См.

табл.
—РазраЗ. Степанова, -f№

Прод. велитенко w-%
Г контр. Лист 1 \ Листов 3

АООТ 
. СЗЗМ П"

Н контр ЙаутоВ ia ^J. CJJ5
Утв. СтррАьнимб/ ' i r 7

Коп:Иванова Формат ЛЗ



НО О0 00 £99-31
Рис. 2

1

т Ласт №докум. Подл. йота
коп Ибано8а

ТС-663.00.00С6 Лист
2

Фоомат AS



93 00 £99-31

Размеры 6 мм

Обозначение
Оседая сапа

а ,
кН ( т с )

Пн* K=S* В * 1 * н* т * Масса, 
кг

ТС- 663.00.00 140 (10) 219
6 120

137 432 30 19,14

-01 120 (12) 273 492

80

18,64

-02 325 167 542 21,60

-03 200 (2 0 ) 377 3 ((f 140 596 28,78

-Ob 150 (15) 426 1 +2 150 200 676 46,04

-0 5 200 (2 0 ) 530 8 *2 200 230
766 59,30

-0 6 630 240 890

150

73,20

-0 7
250 (2 5 ) 720 9 +Z 280

270
980 90,00

-08 820 300 1080 95,20

-09 4оо (4 о ) 920
10 *2 320 1184 108,00

-10 1020 360 290 1284 141,20
-1 1 550 (55) 1220 11 +z 400 34о 1504 184,80

-12 850 (85) 1420 14 +г 500 1704 224,00

Изм. Цист Н-°дохум, Подп. Дата ТС- 663.00.00 С 6
Лист

3
~Фол м ат  А ЗКоп. Иванова
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до 00 '00 P99-D1

/ * Размеры для справок
2 + ш ±

‘ ~  2 '

3. Требования к выполнению сварного шва и контроль 
сварного шва в соответствии с СИи ПЗ. 05.03 ~ 86.

4. * *Зазор между трубой и нижней несущей балкой заполнить 
прокладками из листовой с та л и  толщ иной о т  5 до Юмм.

5. Остальные требования по ТС -6 5 9 Д .

Таблицу исполнений см. на листе 2.

— —

ТС-66 Л 00. О О С Б
Опора неподвижная 

четырехупорная усиленная 
трубопроводов
Ян Ш  - Ш20*м

лат. Масса Моиитаа
Изм. Лист Н? Йокум Подо. Дота См.

табл.
—Раз раз. 

Проб.
Т- КОНГА

Степанова
Велит/ет

с т л
**&. Ласт 1 \Листо6 2

АООТ 
.  СЗЭМП"Н. контр. ПаутоВ щ ч V 23

Нтд. СтртникоВ
— у— Ф-

Кол. Иванова ”  Формат А З



УЭ 00'00'1)99-31

Вид А лист /
Размеры 3 мм

Обозначение т * S*
Осевая сила Q, кН (тс) 
для опорных 
конструкций н* в* г* Л т* Масса,

кгжелезобетонных стальных

ТС- 664. 00.00 т 1 4оо (  4о) ioojiol 666 /60 200 7+* 6 74,2
-Of 530 8 550 (  55) 550(55) 186 200 230 8* 7 92,8
-02 630 890 240 109,6
-Од 720 9 900 (  90) 900(90) 980 280

Г 2 8 133,0
-04 820 1080300 270 160,0
-05 У20

ю U00 (но) 1200(120) т 320 Юп 2,0
-06 то\ 1300(130) koodoo) т 360 290 т,о_
-07 1220 / / 1100(110) ж(оо) 1504two300 Г 2 10 257,0
-08 то\ 14 1700( >70) 1700(170) 1704 500 14* 305,0

—
Изн. ЛистНевским Лодп. Дата

Коп. Иванова

ТС-664. СО. 0 0  СВ вист
2

Формат Дз
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д о  0 0  0 0  599-01

Опорная конструкция

Рис. 1

а х-х

Сальникобый компенсатор

А-А

1 * Размеры для справок.
0 + Ш ±
1  -  2.  *

3. Сборка опоры с сальниковым компенсатором ручная 
аргонодуговая, проволока марки Сд-08ГС, С8-08Г2С ГОСТ2246-70.

4**Зазор между сальниковым компенсатором и нижней 
несущей да л кой заполнить прокладками из листовой 
с та ли  толщ иной о т  5  до 10 мм.

5. Требования к выполнению сварного шва и контроль 
сварного шва в со о тве тстви и  с СИ и /73.05.03-85.

6. Остальные требования по ТС-659Д,

Таблицу исполнений см. на ли сте  2.

Изн Ласт
РазраГ.
РроЗ
Т-контр-

Н контр
Утд.

нсрокам
Стеланоба

Стрелшт'.

7Ш7Т

fKttuPj J

Паутов v/jk

1

TC-665. 00.00 СБ
Опора неподвижная 

двихупорная 
1сальниковых компенсатороЬ 

5н 530' 820мм

Лит Масса Масштаб
См.

табл. —

Лист 1 | листов 2

АООТ 
„ СЗЗМП'

км?. Ида нова Формат ЛЗ
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Размеры В мм

Обозначение

5*!>
§

№

Оседая сила 
Q ,

к О (  т с )
Г S* н* В* 1* т * К Масса, 

кг

ТС -665.00.00 530 60 ( 6 ) 580 8 8(6 200
226 80 &*2 3 2 .0

-О ! 630 70 (  7 ) 880
ю

920 200 33. 6

-0 2 120 80 ( 8 ) 770 1012 280 266
150 10*г 0 0 .0

-0 3 820 90 ( 3 ) 878 12 ш и 300 01. 6

—
Шм. Пиал №докум Подп. Лат

Коп. Иванова

ТС -665.00.00 С Б
Раст

2
Формат Дз



9 3  0 0  (O  S  9 9  -31

П

■Г

//*
Н,*

i

' /  \

- - -  /?•

В и д Г

sr0CTM7f-76-7fWK

Размеры 8 мм

%С?

$

п

СчО

Обозначение
Доя са ль  
наковпео 
ком пенса
т ора Я н

R* В * 1* / г Н* h к
Масса,

кг

TC-665.0t.00 580 290 200
226

408 138 50 8.0

-01 684 342 240 480 140 60 8,4

-02 lilt 387 280 266 506 142 70 10,0
-0 3 876 439 300 557 §

ч 75 б*г 10.4

1 *  Размеры для справок.
9 +JZt7__
7 . - 2
3. Требобания к Выполнению сборного шба, контроль 

сВарного шВа В соответствии  с ТС - 659Д .

Нзн Лит
Разраб.
Проб.
Т контр.

Нконтр.
Утв.

К? до к ум
Стелиноба,
бе/штенкй

Паутоб

подл

Т С -6 6 5 . 0 1 .0 0 С Б

Упор
Лит. масса Масштаб

А тн
ОШ
сщ

СМ.
табл.

—

Л и ст  | ли сто в  1

UJS АООТ
„СЗЭМП“ 'ин

в.т
по

вл
Х 

По
Оп

. и
 да

т
а 

I Вз
ам

.ин
вМ

 Ин
В. 

I п
од

п. 
и д

ат
а

Ю W £09 31
■ д ( - У )

______________н Ц
Hi .

Размеры В мм

Обозначение R В Н * о, Масса,
кг

ТС-665.0I.OI 290 200 408 138 3,1
-01 342 240 460 140 3,5

___  -02 3Q7 280 506 142 4.1
-03 439 300 557 144 4,3

( * Размеры для справок.
2. Н 1 б ;± М М .

Изм Луш
Разраб.
Проб.
Тконтр.

Н контр.
УтВ.

медоку/ч
Степанова
Велштшо

Паутов
Огтреоьнопа,

подо бЗШЁ.

U.os_

тс-665. 0 1 .0 1

- П л и т а

Лит. Масса Масштаб
См.
табл. —

Лист 1 Листов /

lucre 5 ПО-16Г0СТ1Я№14 
0пЗа5ПСТ1Ш7-89

АООТ 
. СЗЭМП‘

Коп. Иванова Формат РУ
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Я 0  00  00  9 9 9 -3 1

Рис. /

Просмоленная пакля

/. Размеры для справок.
2. * Величина катета шва (к ) по наименьшей 

толщине свариваемь/х деталей.
3. Требования к выполнению сварного шва и контроль 

сварного шва в соответствии с СИ и ПЗ. 05.03 '85.
4  Остальные требования по ТС-659Д.

Таблицу исполнений см. на листах 2,3.

ТС- Б66.00.00 С Б
Опора неподвижная 

щ итовая  
трубопроводов 
Т)н 108 -  1д20мм

Лит. Масса Масштаб
ИЗМ . Р о т №ffoкум подо. Н от а См.

табл. —РазраС Степанова 'М р ь л д
Провер. Велитченко
Г контр. Лист 1 1 Листов 3

АООТ 
. СЗЭМП'

Н контр. Паутов
Утд. Стрельнтб

коп/Иданода Формат Лз



<3000 00999-31

Обозначение
Для трубо
провода 

Пн

Оседая 
сипа 6[ , 
кН(тс)

S В 1 с Масса,
кг

ТС-666.00.00 108 50(5) 225 ЗА
0

-Of 133 70(7) 205 20 8,8

-02 159 юо(ю) 5 282 НО ЮА

-03 219 200(20) 7 365

30

16,0

-Oh 273 200(20) 8 Ого 18А

ГХГШ-М-ТЗ-ЬьК*

Рис.2_

Продвижение

Обозначение
Для трубо 
продода 

Юн

Оседая 
сила 0 , 
кН (тс)

S 0 L С
Масса,

кг

ТС-666.00.00 - 05 325 300(30) 8 ш
но

23,8

-06 377 380(38) 9 500 30 27,8

-07 026 320(32) 7 610 132 05,6
550(55) 10

-08 530 0ОО(0О) 7 670 152 33,3

-09 550(55) 9 700 162 бо 50,0

-10 630 500(50) 8 780 152 37,0

-11 850(85) 10 870 70,8

Изн даст N-донум Подл Дат
Коп. Иванова

ТС -666.00. 00 С Б Паст
2

Формат Аз
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93 0000999-31

Продолжение

Обозначение
Аля

трубо
провода

Лн

Осебая
сила

Q ,
кН (тс )

S В 1 С
Масса; 

кг

ТС-668,00.00-12 720 7001 70) 9 975 152
68,8

-13 950195) if 81,6
~ik 820 1300(130) 9 т Щ 87,6
-15 1650(165) 11 160,3
-16 920 2200(220) 1220 126

110,0
-17 10 kc 189,0
-18 1020 2600(260) 1330 256

122,6
-19 16 197,6
-20

1220 3100(310)
Н

1570 286
169,0

-21 239,2
-22

1620 3300(330) 16 1820 300
190,0

-23 611 ,0

Изм, Hum НндокУМ. Подп. Humct ТС-666.00.00СБ
\/?0С/П

Формат А4
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9 0  0 0  IQ 999-31

ГОСТ5264 ‘ 80-73-Ь  К

Продолжение

Обозначение
Для

трибо-
продоба

27н

*
Л R *

«
S о( С к

Масса,
кг

TC -m .0 t.0 0 - 10
820 4ю 550

200 21,90
-15 555 3515
-16

920 ш
560 27.50

-17 610 16 220 02.20
-18 т о 510

6/5 2230 г 2 30,65
-19 665 ППП 49,35
-20

1220 610 720 270
37,20

_______-21 785 290 59,30
- 22 1420 710 820 оп т 49.70си
-23 910 300 102,80

Размерь/ 5 мм

Обозначение
Д Л Я
трубо
провода

Dh
л ' R* С оС h* к

Масса,
кг

ТС-666.01. 00 103 54 112 2,10
- 01 133 67 122 2,20
-02 159 80 141 2,58
- 03 219 ПО 182 W 300 110 ю*г 410
-04 273 /37 210 4,60
-05 325 163 240 5.97
-06 377 189 270 6.77
-07 426 213 305 135 11,43

____ -08 530 265 335 155 8,34
_____ -09 370 165 12,г 12,60

-10
630 315 380 12 2Яо 9,37

-11 435 155 17,70
-12

720 збо 450 !6*г 12,22
-13 488 20,40

1 * Размеры для справок.
9 + Ш 1  

Z  *
J. Требования к выполнению сварного сива и контроль 

сварного шва в соответствии с ТС -6 5 9 Д .

ТС-666. 0100 СБ

- Щ и т

Пит. Масса Масштаб
ИЗН. Лист нздоким. Подл. Дата См.

табл. —Разраб. Степанова & &
**&.Про/

fm
9 бемттхо
тр. Лист 1 Листов i

АООТ 
.  СЗЗМ П'

h'.контр. 
№6.

Паутов ?Г.9ь

Кон И в а н о в а Ф о р м а т  АЗ



Ю to 999-31

£*1

4 6 '

2

Продолжение

Обозначение
Для трубо
провода 

Дн
R Л S *

Масса,
кг

ТС-666.01.01 -1 0
630

_ 3 8 ° _
315

6,65

-11 1/35
12

13,30

-12 120 650 360
9,50

-13 688 16,00

-ю 820 500
510

16,10

_____ J  15 555 27.55

-1 6
920

560
650

20,10

-1 7 610
16

31,60

__________ -18 _
1020

615
510

23,25

-19 665 35,75

_................ -20
1220

720
610

29,00

-21 785 68,00___

-2 2
1020

820
710 20

61,50

-2 3 910 80,00

V  { V )

20°±2*

Размеры 6 мм

Обозначение
Для трубо

провода 
])н

R л S* Масса,
кг

ТС-666 01.01 108 112 5Р 1,2
-01 133 122 67 1,3

-02 159 /4/ 80 1,68

-03 219 182 110 10 2,9

-Oil _273__ 2W 137 3.5

-0 5 325 260 163 6,8

-06 ___ 377 270 139 5,6

-07 _626 305 213 9,3

-0 8
530

335
265

12 6.3

-0 9 370 9,85

i  * Размеры для справок.
, I T  14

2 . -  .

ТС-666.01. Of

Полукольцо
Лит. масса Масштаб

Изм Лист N2  докук. Подл Лота См.
табл. —Разрад-

Проб.
СтспаноЛа
Вештченм

С

Т контр. Лист 1 листов /
. B-nH-Sr0CT19903-n 

/ucm СтЗсп5ГОСТ№37-89 АООТ
л з з т “Н. контр. Паутов

УтВ УтрельниКсС 9F
кол. Иванова Формат ЛЗ
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93  00 0 0 1 9 9 -3 1

а

Рис. /

ГОСТ 1 W -7 6 -C 1 7

Вид А

Просмоленная пакля

Г0СПШ -76-ТЗ-Ы cA j-

ГОСТ 6ГГ7Г76-Т1- k  * *

ГО С Т5 2 6 tr8 0 lJ 3 '

Опорная конструкция ̂

1. Размерь/ для справок.
2 * Величина к а те та  шва (к )  по наименьшей 

толщине свариваемых деталей
3. Требования к выполнению сварного шва 

и контроль сварного шва 6 со о тве тств и и  
С СНиПЗ. 05.03-85.

4. Остальные требования no ТС-659Д

Таблицу исполнений см. на листе 2

ЙЗМ. Ласт
Разра/Т.
Пробел.
Т контр.

Н контр.
У тб

N - бокУм

Степанова £
Вемтпенко

Паутов
СтреАбшшл

Подл. Нота

Щ

ТС-6 6 7 .0 0 .0 0 С Б
Опора неподвижная 
щ итовая усиленная 

трубопроводов 
Ян 426 -  1420мм

ко№Иванова

Лит, масса Масштаб

Лист

См.
табл.
1 I Лис тов г
АООТ 

„ СЗЭМП"
Формат лз



SO 0 0  0 0 1 9 9 -0 1
Рис. 2

Изм.висп> №докун. Подп. вита
коп. Иванова

Т С -667. 0 0 .0 0 С Б
вист

2
Формат  Й З
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93 00 W 199-31

*

Продолжение

Обозначение
Для тру во - провода 
Т?н

*
Л R* S* Ы h* К

Масса,
кг

ТС-667.0!00 - 06 1020 510 665 266 Ш 5
-07 1220 610 785 16 22°30 286 8*г 63,65
-08

т о 710
820 290 55,50

-09 910 300 86,00

Размеры 6 мм

Обозначение
Для

трубопровода
27н

Л* Rщ S* ы Ь* К Масса,
кг

ТС-667.01.00 625 213 365 300 132 9.60

-01 530 265 370 6+г 13,00

-02 630 315 635 12 162 18,80
-03 720 360 688 2230 21,58

-Об 820 6ю 555
226 8 +г

27,90

-05 920 660 610 16 62,50

1. * Размеры для справок.
2 *1111

■ ~ г  •
3. Требования к выполнению сварного шва 

сварного шва В соответствии с Т С -6 5 9 Д .
и он тронь

Юн Лист ы?доым Подо ЛапаI
f

l

Степанова
Ве/штяенко

Лснтоф , 
Стмьтоб

freest

rfjc

Нконлук
Утв.

коп. Иванова

ТС -66701.00 Сб
Олт. \мтс* МисшШв

Щит
1

—
Лист "Листов 1 

„ bob МП"
Фоомат АЗ



Размеры 5 мм

Обозначение Л R S* Масса,
кг

rc-s67.rn.ot 2f3 255 2,80
-O f 265 3/5 в. 30
-0 2 3/5 370 /2 5,55_____

03 360 420 7,00
04 4/0 470 7,80
05 460 525 12,60
06 5/0 585 16,20 _

07 6/0 690 /6 20,00___

03 7/0 760 /5,00
09 " 790 23,50

/  * Размер для спраЗок.
г t  , г «

Падл Дата

: .

TT-fS

r/.нр

ffw лжг
Птрав
прав
/ A/lSr/Лр

Н?3рлгу/у
Степанова
&УШПН/ГНКО

V лпн/лр /hrymafi 
9тв

ТС-667. 00.01

Полукольцо

Ли ст 13 m s ГОСТ f9903-74 
Cm3сп5 ГОСТ№637S3

Лит. Масса МасштаЬ
См
mao*. —

Ласт I ластов f __
А О О Т  

„ СЗЭМ П “
Коп

^
3

 в?
по

дл
 1 

По
до

, и
 д

а
та

 1
Вз

ам
.и

нв
М

 И
нд

 ге
 ду

& 
1 П

од
/г 

и 
да

та

/0 /0 1 9 9 -0 1 V(y)

s*

Размеры ff мм

1. * Размер для справок.
2. h16.

Обозначение S* h в ( 1, Масса,
кг

ТС-667. Of. 01 120 90 40 0,75
-о/ 12 150

/00 65
25

1.05
-0 2 /20 50 1,37
-0 3

2/0
1,82

-0 4 т 60 2.65
-0 5 250 150 3,30
-0 6 16

270 155 70 35 3,80
-0 7 НО 05 3, 75
-0 8 280 200 70 6.75

ТС'667. 01. 01

Ребро
Лат Масса Масштаб

См. 
то5л. —

вист \ Листов /
, Б-ПН-SГОСТ!9903-76 

СтЗсп5Г0СТ/4637-89

АО О Т 

. СЗЭМ П"

т
оазпаЗ

М-Оонт
Степанова

Яров велиттно

Нова
S S 2

Т контр

Нконтр 
ОтО.

££ф

Паутов
Ьтрмт/АоС Л и с т -г

Поливанова Формат А4
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1  ГОСТ 10 77/- 76 - H j- [±s

1. Размеры для справок, кроме отмеченных *.
2. Сварка рус мая аргонодугобая, проволока марки С8-08ГС, 

СВ-08Г2С ГОСТ 2266-70.
3. Опоры м огут устанавливаться в  сочетании с 

опорами ТС-660 -  ТС-666 в зависимости о т  величины 
осевой нагрузки.

0. Требования к  выполнению сварного ш ва в  
с о о тв е тс тв и и  с СНи /73. 05.03-85.

£  Остальные требования по ТС-659 Д .

Таблицу исполнений см. на ли с та х  2 ,3 .

ТС-668.00.00СБ
Опора неподвижная 

боковая
- трубопроводов 

Цн 2!9 -т о м м

лит. Масса Масштаб
Изм, Лист Извокум. Ровп. Мота См.

табл. —Разрав.
Яров.

Степаном
Велитенкр factutd*

ГЩ_
ОЩ

Тксwmp. Лист 11 Листов 3
АООТ 

, СЗЗМП"И. контр. Паутов VP.9S
Утв. 0nhxMtHUH-i> _

Коп. Иванова Формат HJ



Рис. 2

93 00 ОV У 99-01

ю I

Размеры 8 мм

Обозначение \°ис.
Для трубо
провода 

бн

боновая 
сила Т , 
кН (т с )

S н 1 /Г* Масса,
кг

ТС-668.00.00 219 7,5-15(0,76-1,5) 6 /64 80 24,8

-01 213
10-30(1-3)

7 200
100

6 20,5

-02 325 8 240 28,8

-03 377 20-50(2-5) 9 277 33,4

-Ob 426 25-60(2.5-6) 7
310

120 59,1

1
40-90(4-9) 9
35-70(3,5-7) 7

-05 530 40-85(4-8.5) 8 388 160 74,1

50-110(5-11) 9
40-70(4-7) 7 8

-06 630
60-120(5-12) 3

327 79,6
80-160(8-16) 10
90-180(9-18) и
50-90(5-9) 8 200

-07 Т20
70-140(7-14)
80-170(8-17)

Ю_
11

372 97,0

Ю0-2Ю(Ю-21) 12

-08 820
40-90(4-9) 8

422 102,9
50-110(5-11) 9

Диет
Изн. вист №докум. Подл Д ат

ТС - 668.00.00 С  Б 271 y/7. ииип. \ДЦ,
Коп. Иванова Формат ДЗ



90 00 00 299-01

Продолжение

Обозначение Рис
Дпятрубо-
пробода

Uh

Боковая
сила

Т,
НИ f тс )

S н г /г*
Масса,

нг

ТС-668 0000- 08 820 60-/30(6-13)

90-190(9-19)
10
12

922 200 102,9

50-Ю0(5-Ю) 8 8

■09 920 60-120(6-12)
80-160(8-16)

9
10

976 122,7

120-270(12-27) 12
250

60-120(6-/2) 9

1 70-190(7-19) Ю
-ю 1020 80-170(8-17) 11 526 139,6

100-200(10-20) (2
120-270(12-27) 19 10
60-120(6-12) 9

-11 1220
90-180(9-18) 11

626 185,8100-200(10-20) 12 300
120-270(12-27) 19

-12 т о 60-190(6-19)
120-270(12-27)

10
19_

726 206,6

-13 377 70(7) 9 910 120 8 99,0
-14

2
926 90(9) 7 960 70,7

Продолжение

Обозначение Рис.
Для трубо
провода 

Лн

бонобая
сила

Т,
кн ( тс)

S И ( *
А Масса,

не

ТО666 00.00-15 530 9 0 (9 )
7

560 160

8

93.9
’ 16 630 too (ю) 9ю

200

99,9
-17 720 120(12) 960 1/9,3

-18 820 220(22) 9 520 190,1

2

-19 920 580

250

170,1

10

-20 1020 270(27) 690 W 191,9

'21 1220 и 750300 259,3

-22 1920 /4 870 239.3

Изм. fiucm №докум. Новп Дата
Hon. Иванова

ТС’668. 00.00 С Б
Лист

3
Формат ЛЗ
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9000 W  899-01

Размеры В мм

Обозначение
ДЛЯ 7груС9- 
предо да 

Он
R* Н* С 1* С h К Гасса,

*г

TC-668.0f.00 377 )88 4/0 20& /20 15_ _7,87__

-Of 426 213 460 233 80 72 юп _8162__

-02 530 265 560 285 761 95 14,40

-03 630 3/5 470 339 65 75,80

-Об _  720_ 360 460 384 200 70 14 /2*г 78,46

-05 __ 620___ 010 520 434 80 26.85

-06 920 060 580 492 250 95_ 39,06

-07 f020 5/0 540 542 ' 700 18 16* 42,8$

-08 7220 6f0 750 642 300 775 6. 15
-09 7420 770 870 742 1728 77,04

/. * Размеры для справок, 
о + П Л-  о •

J. Сборка ручная аргонодуговая, проволока марки СВ-68ГС, 

СВ-08Г2С ГОСТ 2206-70.

Р. Требования к Выполнению сВарного шба и контроль сварного 
шва 6 соотВетстВии с ТС-659Д .

Т С -6 6 8 . 0 1 .0 0  С  Б

\ У п о р  б о к о в о й

Лит. Масса МасштиВ
ИЗМ.Лист Н$докум поди Дата См.

табл.
—разрад Степанова,

Яров. Веоитото ox’ty
Штр. лист | Листов 1

АООТ
nC 3 3 M n ,t

Нконтр. ПаутоВ . WJS
Утд. СтрельникоВ'JKUO\ - > - t I ” * ' • • • •

Коп. ИВаноВа Формат ЛЗ



Ю  Ж 899-31

Размеры 6 мм

Обозначение Н t S * Масса, 
кг

ГС-6680101 0W
120

3. 86

- 0! 060 10
0.22

•02 510
160

6, 01

- 03 560 1, 10

-04 О т 7.70

-0 5 060 200 12 8.70

-06 520 15,50

-0 7

-0 8

580

540
250

16

___ 18,50______

20.00

-0 9 750 300 28.60

1 * Размер для спрабок. 

2. h16.

Т С - 6 6 8 .0 1 .0 1

П л и т а

Лат. масса Масштаб
Рзм. Лист М-° Вокум. РоВ/7. Дата См.

таВл. —Разраб. Степанова /г, //j/s-Jnd'е ш
ПроВ. Велатчет ещ. Даст \Ластов 1ТКОР/ПА

/lL,^m 6-/1H-S ГОСТ19903-70 
CmЗсп 5ГОСТf4637-89

А О О Т  
» С З Э М П "В.ш/яр. Ваутоб 9BJS

УтВ CmpLMMt*аа■ г г' •
ш . МЗамода ____________________________ Фермат Д4

9 / \  V )

мм
3. 

№
 по

дл
. 1 

Д
аВ

ли
 В

а
та

 \
8№

М
.ин

8.М̂
Иа

8.№
д9

Вл
. |

 е
од

п. 
и 

да
та

'

Z0  10999-31

V _ _ 4

____________ I_______ х1 N
ь

Размеры 6 мм

Обозначен.-. ь L s * Масса,
кг

ТС-668. L102 70 120 1.19
-Of 80 10 1.36
-02 90 160 3.00
-03 100 2,22
-04 05 1,68
-05 50 200 12 1.90
-08 56 2.02
-07 63 250 3,88
-08 70 16 0.36
-09 85 к! 6,02

Изм. Лист
разлаб.

г. конто.

н. контр
УтВ.

1. * Размер для спрабок.
2. Ы6.

АПВОКУМ.
Степошоба
Велитченко

~7Шл.
ф (Ш

ё Щ

Пентод диет

Коп. МЗапоЗа

Т С -668.01.02

П л а н к а

Лит. Масса Масштаб
См.

табл. —

Лист I Листов 1

Б-TW-S ГОСТ19903-70 АООТ
„ СЗЭМП" -- ----- 1СтЗсп5ГОСТ/0637-89
Формат ДО



Ш 00 999 - 01

Размеры 6  мм

Обозначение R s* L L h*
Ллина
развер

тка*

Масса,
кг

Т С -668.00.01 110
8

m
80

39 175 0,76

01 156 200 46 215 0,95

-0 2 162 240 WO 56 255 1,80

-0 3 188 10
277

120
64 300 2.56

-O il 213 310 70 335 2,82

-0 5 265 388 160 88 625 6.75

-0 6 315 327 56 336 5.90

-0 7 360 12 372 200 60 386 7.25

- OS ш 1/22 67 636 8.25

-0 9 J f 6 0 _ _ 676
250

77 690 15.35

-t o 510 16 526 86 562 17,00

- и 610 626
300

98 650 26.50

-1 2 7/0 726 111 750 27.70

1. *  Размер для справок.

2. h i d .

Т С -  6 6 8 .0 0 . O f

П о д у ш к а

Лит Масса Масштаб
Изм Лист Н-°докум Лодп. Пита См.

табл. —Разраб. Степанова ,
Пробер Вели/тета М с
Т контр * “у 1Г Лист \.Листов /

Н контр 
УтВ.

Пашоб . 
Стрелшкъ

я ...т Б-ПН-SГОСТю т -7 4  
СтЗсп5ПСТ14637-89

АО О Т  „
„  с з э м п

Ш 1

Коп иваноба Формат АЗ
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90 00 699-31
Рис. /

/ * Размеры для слое/Вок.
2  +1/17г  -  р -
J. Хомуты ме должны подвергаться дейстВию ВокоВых сил 

( /77. е. горизонтальных сил, перпендикулярных оси труВолробода).
4.**'Зазор между тр у  Вой и нижней несущей Вилкой запол

нить прокладками из л исто Вой ста ли  толщ иной о т  5 
до 10 мм. до мере осадки подвижных опор труВопробода 
прокладки удаляются.

В ТреВобания к Выполнению сварного и/ба и контроль 
сварного шва б соответствии с СНиПЗ.05.03-85-

6 . Остальные требования па ТС -659Д

Таблицу исполнений см. на листах 2,3

ТС-669. 0000
Опора неподвижная 

хомутовая 
трувопроводов 

JJh 108 ■ 1020мм

Лит. Масса Масштаб
И1М. Лист Н-Оокям. Подо Лот См.

тадп. ~Разра/Г. 
Плов.. 
/конто.

Стелатба
BeAomvem

ажаЩ
Лист 1 I Листов 3

Н контр- 
Утв.

ЛаутоВ
СщелтЫ

o?.os АООТ 
„ сзэм п ''Щ -;у f

кол/нос/ноЗа Формат ЛЗ



УЗ00  00 699-01
Рис 2

Размеры В мм

Обозначение Для трубопро• Осевая сu/t a Q , Вертикальная сила г** н* В * / 4* Масса, кг

Рис. 1 Рас 2 Вода Ян* кН 1 т с ) Р, к// (т с ) S L л 8i Кг
Рис. 1 Рис.г

ГС-669 00.00 ТС-669.00-14 _____ /06
25 (  2 ,5 ) 0

J10__ 70 115 35 3,8
-01 _______ 45 133 25 (2 ,5 ) 134 80 к*1 3+1 38 4,2
- 0 2 -16 159 30 ( 3 ,0 ) й.5 /60 90 117 5+г

5,1 5,6

■оз ■17 2/0 70 ( 1,0) 0О (0 ,0 ) 6 216 9,6 9,8

90 (  9,0) 50 (5 ,0 ) 7

120 137 6+г 5 * 10,0 10,0
-04 -16 27J 206 12,1 155

Изм.Лист Нэдокум. Лодп. Лат ТС' 669 00.00СБ
Ласт

2
Формат Аз



j J ( W  т  699 01
Продолжение

ОАознааение Аля трубопро- Особая сила Q , вертикальная сила s ' Н " В* 1 * К К. Кг
Масса, кг

f>ur i Рис 2 боба 17м нИ ( т с ) Р, кИ (т с ) п 1 рис. 1 Рис 2

ГС-66900 Ой ТС-669.00 48 273 120 ( 1 2 )
50 ( 5 )

в 246 137 5tZ 9,8 1 0 ,0

05 -19 325 90 ( 9 ) 7
270

120
12,1 14,5

120 ( 1 2 ) 8 167

*06 -2 0 377 150 (1 5 ) 9 300 140
5 * 2

1 Т7

-07 -21 426 90 (  9 ) 7
338 160 2 0 0 6 * 2 23,0 26,0

150 (1 5 ) 70 (  7 ) 9
80 (  8 ) 7

-08 -2 2 530 100 ( 1 0 ) 8 393 2 0 0 226
r z

28,6 32,0
120 ( 1 2 ) 9
100 ( 1 0 ) 7

-09 -23 630
140 (1 4 ) 9

445 240 230 33,1 46.2
180 U  8 ) 100 ( ю ) 10

2 2 0  ( 2 2 ) 11

1 2 0  (  1 2 ) 80 ( 8 ) 6

-24 720
2 0 0  (  2 0 ) 10

490 280 45,6 54,5-/0 250 (  25) 100 ( 10) 11

300 (  30) 12

120 (  1 2 ) 80 ( 8 ) 8
8 * 6 * 2

-11 -25 820
160 (1 6 ) 9

540 300 270 49,0 59,0
2 0 0  (  2 0 ) 100 ( 10) 10

8 *300 (  30) 12

120 (  !2 ) 80 ( 8 ) 8

-1 2 -26 920

'—
 

II 9
592 320 53,5 64,5

2 2 0 ( 2 2 ) 10

400 (4/0)
100 ( 10)

12

2 2 0 ( 2 2 ) 10

-13 -27 1 02 0
260 (2 6 ) 11

369 290 65,5 78.0350 (3 5 ) 12

450 (4 5 ) 14 J______

Нзм. Лист Л2 диким. Поди. Дета
ТС -669. 0 0 .0 0 С Б Лист

Фермат АЗ



WOO Ш - 01

2 7

4 ‘

дродолженае

Обозначение R ь* S* L* 1
Длина
раздерт

ни*

Масса,
нг

ТС-669 00.01-14 55 186 125 632 0,5
- /5 67 25 211 133 695 0,6
- /6 80 236 150 560 0,7
-17 111 30 307 190 760 1 ,0

-13 139 6 365 2 2 0 885 1 ,2

-19 16S 426 255 1060 2.9
- 2 0 191

60
477 280 1170 3,3

- 2 1 2 /6 527 305 1300 3,7
- 2 2 266 634 360 1570 6 .6

-23 т 756 630 1370 9.6
-24 363 8 6 6 675 2 1 0 0 10,5
-2 5 \ т 30 8 966 525 2360 11,8

-26 ш 1066 575 2616 13.1

727 6/3 / / 6 6 625 2875 Ш.6

Размерь/ 6  мм

Обозначение R ь* S* L* 1
Длина 
раздерт 

ни *

Масса,
кг

ТС -669.00.07 55 145 85 350 0,7
-01 67 40 170 98 415 0,8
-02 80 195 «0 680 0,9
-03 111 60 256 ,40 060 1.8
-04 139 в 314 170 785 2,2
-05 165 366 195 917 3,4
-06 191 80 6П 220 1050 3.9
-07 216 667 265 1180 4.4
-08 268 572 298 1665 5.6
-09 318 676 368 то 10,7
-10 363 766 395 I960 12.2
-/ / 613 100 8 866 665 2200 !3.8
-12 663 966 695 2660 15.6
-13 513 W66 565 2И5 по

1 * Размеры для справок.

TC-669.oo.Oi

Хомут
Рит I Масса \ Масштаб

ИзмРаст № докум Подо Дата I См. Iтсбл\
Даст  I ЛасТ’Ц

Разраб С/лепаноба 1'ЦНХ
Проб 6елит</енко Щ<у.
ТКОН/ЛР 65*6 ГОСТ 103-76 

Полоса Cm5cn5 /9Crr25.ib А 00nCoOh /Н. контр паутоб P/JSУ/п8. дтрезьнукс/КСЦ--• - --------- ----------- -- ~ ̂  ~
т ' ийаноба тч а п Г Д з
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93 00 00 019-01 Раямгры 5 мм

Обозначение Пн
О се в а я боновая Si'pTu/umm

н * 5,* В * в,* М а с с а ,
кгS сила Q, 

нНСтс)
сила Т, 
кН (тс)

сила Р, 
кН(тс)

К *1 а е

ТС-670.00.00 100 130 3,8
-01 57 150 180 30 95 56
-02

3,0 10(0,1) 200 230
3 4

4,0
-сз 100 138 4,3
-04 76 20(2) 150 188 115 5,5
-05 200 238 50

6,6

-06 100 155 6,8
-07 89 5,2(0,52) 150 195 130 5,9

-08 200 255
5** ЦИ 5+< 2+f

7,1

-09 __ 100_ /55 6,3
-10 108 3,5 5 0 (5 ) 5,7(0,57) J5 0 ___ 205 150 7,6

-11 200 255 8,9
-12 100 165 7.9
-13 63 5,0 20 (2) 5,0(0,60) 150 215 90 195 9,9
-14

6 0 (6 ) '2 0 0 266 10,5
-15 100 180 10,9
-16 159 50 53 Ш ) 150 230 220 12,2
-17 200 280 13,5
-18 100 210 20,9
-19 219 160(16) 100(10) 12,5(125) 150 260 290 23,7
-20 200 3/0

(80
26,5

-21 100 237 25,5
-22 273 250(20) 150( 15) 25,0(2,56) 150 287 360 27,6
-23

6,0
200 337

6*2 6* 8* 5+1
30,2

24 too 263 30,5
-25 325 300(30) 3(0(3,10) 150 313 535 33,9
-26 200 (20) 200 363 280 37,3
-27 100 289

535
32,8

■28 377 380(38) 37,0(3,70) 150 339 36,2
-29 200 389 39,6

Лист

Изм. Лист исрокум. Повп Лат Т С - 670.00.00 С Б 2
Коп Иванова Формат АЗ
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9D 00 Ш 0L9-31
Размеры в  мм

Обозначение
Для
трубо
проводов

Он
Z* А н* н ; в 4 в,; 4 4 С к а е d п Масса,

кг

ТС-670. Of. 00 100 112_ _3,20_
-01 57 71/ 150 162_30 90 5 0 3,80
-02 1 200 212 20 12 8,40

03 100 12L 3,60
-оо 76 92 150 170 110 4,80
- 95 200 220 50 л 5,90
-06 100 12±

ч 1
3,80

-07 89 (08 150 [70 ш 4,90
08 200 220 6,10
09 (00 135 85 170 4 Ш 1

5,00
10 108 128 150 185 150 7 0 6,30

-11 200 235 7,60
-12 100 т 5,70
-13 133 340156 150 190 90 190

28
7,00

- п 200 200 8,30
-15 (00 155 6 1 6,30
-16 159 182 150 205 220 7.80

___________-J7 200 255 /я 8.90
-18 100 (80

'0
(4,80

- 19 2(9 202 150 230 290 10 (7,40
20 200 280 180 20,20
21 100 200 16,00
22 273 208 150 250 380 8 19,00

-23 _____ 200 300
30 11/0 6 2 2 21,60

24 100 220 22,00
25 325 050 150 270 985 12 25,20

-2 6 200 32±280 35 23
28,80

- 27 100 250 22,60
-2 8 377 ОШ 150 300 480 10 26,00
-2 9 200 350 29,40

Продолжение

О бозначение
Для

трубо-
продМ С А н* н: В* в,: 4 4 Т, К а е d п

Масса,
кгОн

ТС-670. 0 1 0 0  -3 0 100 280 J 7 0 _
-31 426 470 150 310 280 500 6 8 3 f,3
-3 2 200 360 50 2 27 1 35,0
-зз т _ 295 s 4(,0
-3 4 530 570 150 345_ 640 30 2 46.5
-3 5 200 398 380

52,0
-3 6 т_ 340 43,5
- 3 7 630 680 150 390 750 4 49,2

-3 8 200 440 8 12 54.7
-3 9 100 375 102,0
-4 0 720 770 150 425 840 60 111,2
-4 ( 200 475 2 (31.0
-1/2 100 420 Юо 108,0
-0 3 820 870 150 470 500 940 34 122,0
-оо 200 520 (55,7
-0 5 (00 460 127,1
-0 6 920 980 (50 510 (070 55 (41.3
-0 7

680 200 560 65 4 155,1
-48 т 520

—
(BU

-0 9 1020 то 150 570 600 1185 4 178,5
-5 0 200 620 (в 194,8
-5 1 100 610 188,2
-5 2 т о 1290 150 660 то (0 206,5
-5 3 200 710 700 80 40 224,8
-5 4 100 700 200,0
-5 5 (420 1490 150 750 1590 14 5 2(8,8
- 5 6 200 800 243, (
-5 7 100 250 23,6
- 5 5 377 340 4(0 Ж 300 280 480 30 35 В 10 2 23 2 27,0
-5 9 200 350 30,4

нзм. Pi/cm №6WM. Робп Дата

коп. Иванова
ТС-670. 01. 00 СБ

Лист

2



L t 2

Продолжение

Обозначение

Для
трубо-

прободоб
Л и

R В * L1 С
Длина 
разберп? 

ки*

Масса,
кг

ТС-670.0101- 43 !

-16

I
530

100 700
6.5

сзпI 266
Ш - 15.0

-15 630 316 630 120 870 6.5

-16 360 8
18.5

-17
720 362 725

120
1000

7.5

-18 680 63,0

-19
820 6/2 825

150 1150
11.0

-20 680 69.0
-2 / 920 т 925

150 1265
15.0

-22 680 68.0
-23

1020 № 1030
150 1660 17.0

-20 680 10 77,0
-25 1220 6(0 1230 200 1735 27.0
-2 6 680 93.0
-27

1620 т то 200
2030

32.0
-28 680 108.0

У ( П )

Размеры в мм

Обогнанное
Для

трубо
проводов

Лн
R

■*
В / .  J  5 *

Длина 
разЗерт- 

ки*
Масса,

кг

ТС- 670.010! 57 29 56 65 0.69

-01 76 38 76 90 0,66

-02 89 65 86 6 100 0,71

-03 108 55 110 160 0.99

-06- 133 67 130 360 160 1.69

-05 159 80 160 200 2,13

-06 219 110 222 290 6.60

-07 273 138 275 360 6.00

-0 8 325 166 330 6 660 7.00

-09 377 190 380 1 L
ЗЛО

520
1,90

-10
1

8,30
-It 626 215 630 100 8 580

6,00
-12 360 12.60

1 * Размеры для справок.

2.
+ Ш 1

ТС -670. Of. 01

П о Л у а / к а

Лит. масса Маалтад
НзмЛист А?бЛКУМ. Ообл. Jcim См.

таЗл. —Разлс/А.
Алов.

ОлелтоЗа
ФеОотоЗ o3.fi'СЯ УС

Т.КЛЛЛ7Р - -* f А Ле/ст 1 ЛлстлЗ /
Л 6-HH-S ГОСТ/9903-74 лист CmJc„5rocr/4S37.8g

АООТ , СЗЭМП"ТТюлтл. /7аУ/лоЗ рд.лг
9л?В 1

ФО0МС/Л7 АЗ



ZO W  0L9-D1

Обозначение Лн В Н L R S*
Длина
раздерт-

KU*

Масса,
кг

ТС - 610.01.02- /0 133- 90
± 5 5 _

8 к
_3 9 0 8,27

-11 159 205 990 5,38

-1 2 130 820 7,00

-1 3 219 180 520 8.60

______________  Id- 1ЯП 230 _6 2 0 ___ J 0 2 0 _____

15
IOU

120 800 6,60____

16 273 170 380 1Z 6 500 8,30____

______  17 220 600 9,90

18 160 580 9,30

-19 325 210 680 /0,90

-2 0 280 260 780 12,50

-21
377

185 550 8,50
~22 195 650 10,10

Размеры 5  мм

Обозначение Пн в Н L R S*
Длина

разВерт-
KU*

М асса, 
кг

ТС-670. 01.02 98 210 2,20

-01 57 30 1 8 8 260 2,77

~ 02 198 310 3,31

-оз 102 288 2,60

-0 8 76-89 50 152 380 6 0 388 3,67

-0 5 202 888 8,70

-0 5 110 300 3,30

-0 7 108
90

160 8оо 8.38

-0 8 210 500 5,80

-0 9
1зз- 
139 105 290 3,20

1. * Размер для справок.
2 . Ы 6 ; ± Ц £ .

Продолжение таблицы см. на листе 2

Т С -6 7 0 . 0 1 .0 2

С к о б а

Лит. масса Масштаб
ИзнЛист Но докцм Подо. йота См.

табп.
—разраб.

Проб.
Степанова
Федотов

сзж
оЩс

Т КОН/пр — Т=г Лист / \ Л истов 2
„ Б'ЛН-S ГОСТ 19903-7Ь 

/"UL'>I СтЗсп5Г0СТМ37-ве
А О О Т  

„ С ЗЭ М П "
Нш/пр. Паутов 2Г.ЗН
~У/лв. Огр&ътЖ

Коп. Иванова Формам ЛЗ



£0 10 019-31
Продолжение

Обозначение R В S* С н Н,
Масса,

кг

ТС-670.0103 - 23 196 235 185 2,6
-24

265 15
125 82 1,2

-2 5 224
6 175 132 1,9

26 225 182 2.5
27 150 82 2,4
28 275 200 132 3,5
29

362 250 182 4.6
30 140 82 2,2
31 325 190 132 3,4

~ 32 240_ 182 4.6
-з з а JC 170 82 3,8
-34 370

о ТО 220 132 6 0
-3 5 _ J7 0 _ 182 7,9

__________ -3 6 155 82 4.0
_ ~ 3 7 420 482 205 132 5,8

______ -- 38 255 182 7,7
-  39 /40 80 3,7
-7/0 474 190 130 5,6
-  41 240 180 7,5

42 160 76 5,6
-  43 524 578 210 126 7,9
■ 44 260 176 10,1
-  45 175 76 5,8

4б 624 ю 20 225 126 8,4
47 678

275 176 11,0
- 48 160 76 5,5
-  49 724 210 126 8,2
-5 0 260 176 12,0

Лисг н- Рок ум. лоРл Лата ТС-670 .01 .03
Рост

/соо. нрааааа

\ М
В.

 н
е п

од
л.

 I 

По
до

 и
 д

ат
а 

\8
за

н.
 и

н8
Н

 \ и
нВ

. Н
ду

бл
. I 

По
до

, 
а

 д
ат

а

Z 0 1 0 0 L 9 -3 1

Продолжение

Обозначение 1н В н L К
#

S Длим
разберт-

ки

Масса,
кг

ТС-670 0102 -  23 377 245 750 И, 7
-24

426 280
135

12
525 8.7

-2 5 185 6 625 10,2
-2 6 235 725 11,8
-2 7 150 340 675 14.9
-2 8 530 210 775 17,0
-2 9 380 260 875 19,2
-3 0 150 655 14,3
-3 1 630 200 755 16,4
-  32 250 855 18,6
-3 3 180 /6 8 835 36,0
-3 4 720 _230_ 935 40,1
-3 5 _280_ 1035 44,4
-3 6

500
170 815 37,7

-3 7 820 220 915 39,0
-3 8 2 Т Г 1015 43.2
-3 9 155 785 33,6
-4 0 320 205 885 37,9
-4 / 255

680
985 42.2

-4 2 175 920 49,0
-  43 1020 600 225 1020 54,6
-4 4 275 1120 59,9
-4 5 190 1050 56,0

_____________  -  46 1220 240 70 10 1150 61,3
-  47 700 J 9 0 1250 66,6

54,3-  48 175 1020
-  49 1420 225 Н20 59,6
-5 0 275 1220 64,9

ш . Лист Н*докум. Лорл. Дат
ТС-610. 01. 02 Лист

Формат АО



£ 0  W  0 L9 -3 1

Продолжение

Обозначение R в S* С н Н, Масса,
кг

ТС-670. Of 03 -12 120 85 ОМ

-13 116 ПО 135 1,13

- f t
165

_220_ 185 1,52

-1 5 110 85 0,73

_____  -1 6 199
6 15

[6° 135 1,12

-1 7 210 185 1.51

-18 J 5 0 85 1.30
-1 9 172 200 135 1.90
-2 0 265 250 185 2,50
-2 f 196 135 85 1.30
~22 185 135 1,90

v 4  v O

Размеры 8 мм

Обозначение R В S* с Н н.
Масса,

кг

ТС-670.01. 03 92 90 0,06
-01 33 20 192 190 0.09
-02

10
192 190 0,12

-оз 95 90 0,09
-09 98 90 195 190 0,19
-05 й 5 J90_ 0,19
-06

н
100 90 0,25

-07 72 150 190 0,37
-08

80 15 200 190 0,50
-09 100 90 0,29
-10 89 150 190 0,37
~ 11 200 190 0,99

1. * Размер для справок. 
2

Продолжение таблицы см. ласт 2

Изм Лист №  Ш ум Подл Дота
РазраЗ 
Проб.

Степанова 
Федртоб.

Паутов
$тХ24ЬН1ЛЦЪ 'чН

г(,

И м

Т контр.\
к

Кол. Ида лова

TC-670.0f.03

Ребро
Лат. Касса Масштаб

См.
табл. —

Л и ст 1 I Ластов 2
„ 6 H H S  ГОСТ 79903- 74 

Ш т  СтЗсп5 ГОСТ 10637-89
АООТ 

, СЗЭМП *
Формат ИЗ



1. * Размеры для справок. 
2 htU  ; t - 11— -  .

Таблицу исполнений см. л и с т  2

—

Ит Рост К? Сок ун Ллбл Дата
pajpaff 
Урод 
f  ко0/9р.

Г/пепакпРц
бе/штгт

Сжк/АЖт}.CS-Si

Ш

7///Г/р. Латав Ф у Ч af.OS
f. ?/npem/wu

Т С -670. О!. 04-

У ш к о

Лот. Масщ_
Сн

/ла/дк.

Л и ст 6 -m -S гост№ 03-74
СтЗспбГОСТ/4637-89

Аист / I м е то д  z
АООТ 

СЗЭМП*
____Формат АО

pu/P
0

n vyo(/\ i/№
sH

9HI1W
9M

HBsg\ сш
сдлидоц щ

оидгдни 1

ю  0 0  0 1 9 -Л

/  * Размер доя справок. 

2 . £ - ^  .

0 ( 0 )

Таблицу исполнений см. на ли с те  2

— Т С - 670 .00 .01

Х о м у т

Дат. масса масштаб
Им Даст н : Шум. ЛоЛл. Дата См.

табл.
—

Paspaff
ЛРМ --
Г-КОШР.

Стслааова
бешттр

/1каф c m
сТ$С лист f  I лиш ав 2

f  B d  ГОСТ2590-86  
РУ2 20 ГОСТ f  0 5 0 '8 8

АООТ 
„ СЗЭМП"Нт/лр. Латов r/.jtr

Утв. 'треаьаи/ъс'~7* *
коп. ИванпЛа , рормат_/М_



<70 W 019-01
Размеры 8 мм

Обозначение X
fe

lt
1 t: R b ь , b2 h t l , L2 L * Л S* Масса,

кг

ТС -670.0104 57 32 30 2D-0,S2
24+ W a s

10 58 ом
-O f 76 42 12
- 0 2 89 48 0 0 г

25'0,S2 2 вн-° 14
15 72 7 4 0,07

-о з 108 59 30 9
0

0,05

-  04 135 71 50 20
30-o,52

<5> 25
20

85 0,09

-0 5 159 84 00-0,62 34 105 0,12

-0 6 219 118 60 50-o,n 36*6
45 35 135 0 2 1

-0 7 273 144 65 26 10 55-0,74 50 40 145
10 6 0,29

-0 8 __325_____ 171__ 80 60-m W* f'6
55 50 150 0,39

-0 9 377 196 75 65-0,7!» 60 160 0,53

-ю 42В 223 90 35 80-0.7!» 52H,s 70 70
2 0 0 0,76

-  11 530 274 100 45 108-087 90 240 ш
- 1 2 630 324 110 50 120-0,87 HO

90
290 14 8 1,03

-1 3 720 370 120 60 15 14Q-W 60H<e 130 330
-  10 820 420 1.27
-  15 920 472 55 150-i'Oo

65H'6
140 110 350

16 10 1,83
-1 6 1020 524 125 50
-  17 1220 624

WO-Ш 80* I 6 160 130 400 22 12 2.54
-  18 1420 724 45

Изм. Рит №докум. подл. Лама TC-670.0f.04 Раст

кол. Иванова Формат АЗ



Ю  0 0  0 7 9 -0 1

Размеры В мм

О бозначение
Для трубо
проводов 

Лн
R н  * 1» А d d ; С

1
!

 

'
Ч Масса,

нг

ТС-670 DO. 01 57 32 (00 58 74 ИЮ- 8д 10
232 0,14

-01 76 42 112 60 30 92
1.6

268 0,16
- 0 2 89 4? 130 70 108 M12- 8tf 12

3/0 0,27
- 03 108 58 150 80 128 361 0.32
-Ob 133 70 186 100 50 156 445 0,70
-05 159 S3 210 НО

182 М16-8д 16 2 .0
506 0.80

-06 219 т 240 242 600 0.90
-07 273 140 285 130 70 296 725 1,10

-OS 325 167 325 140 354 М20-8д 2 0 2.5 835 2 ,0 0

-09 377 193 365 150 406 940 2.30

Нзм.Щст\ N -0 0 КУМ. Подо. \Да/ла
TC-670.00.0f

ЛЦОП

Формат /73



Z00O0L9-01

*

i >

3 C

Продолжение

Обозначение R S* г L /7*
Длина  * 

разбертки
Масса,

кг

ГС-6700002- 08 162 157 27 160 10
09 188 8 180 29 185 1,15

-10 213 185 100 28 190 1,2___ _

-If 265 10 230 35 235 187
-12 315 275 42 280 2,6
-13 360 12 315 46 320 4,5
-и/ {/10 355 50 365 51
-15 460 400 150 57 405 6,6

-16 5Ю
14

445 62 450 7.5
-17 610 525 71 540 9,0
-18 710 550 68 560 10,8

V '

Размеры 6  мм

Обозначение R s * с L с
Длина * 

разбертки
Масса,

кг

ТС-670.00.02 30 40 8 40 0,08
-01 38 3 8,1 42 0.09

-02 45 48 9 50 0,11

-03 54 58 100 11,2 60 0,17

-04 66 4 65 11.5 65 0,20

-0 5 80 78 13 80 0.25

-06 110
8

110 21 110 0,69

-0 7 136 133 23 135 0,85

1- * Размер для справок 
+ m £

С -  г  ■

ИЗМ.Рост Нздокум Лодп. Лото
РазРаЛ. Степанова (Ш
ЛроВ. всмтченко
т контр.

Нконтр. Раутов j с/УУ
УтЗ. пзпроц,никс1

тс-670.00.02

Упор

вист 6-0H-S ГОСТ /9903-79 
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<330000 U 9 -31
Размеры 6  мм

Обозначение Uh s
Oceffa*„ 

сила 0 , 
лн (т о

бОАодая 
сила Т. АН (тс)

вортихальная 
сипа Р, 
а н  (тс) L * d * н* 5 ,* В* В Т а е К *1

Масса,
кг

Т С -671. 00.00 100 290 34,0

-Of 377 6,0 3 8 0 (3 8 ) 3 7  (3 ,7 ) 20 150 340 480 37,4

-0 2
2 0 0 (2 0 )

200 390
280 8 6*г

40,8

-оз 100 315
5 45,4

-04 426 7,0 3 5 0 (3 5 ) 45  (4 ,5 ) 150 3 6 5 540
7*2 49,0

-0 5 340 24 200 415 52,4

-0 6 100 3 6 5 62,98

-07 530 0 0 0 (4 0 ) 50 (5 ,0 ) 150 4 1 5 640 68,38

-0 8 8,0 250 (2 5 )
200 4 6 5 380 Н,?- 73,88

-09 100 415 69,6

-1 0 630 5 0 0 (5 0 ) 6 6  (6 ,6 ) 150 4 6 5 750 75,3

- 11 200 5 / 5 80.8

-1 2
84 (8 ,4 )

100 46 0 10 4 8 144,8

-1 3 720 5 5 0 (6 5 ) 150 5 /0 8 4 0 159,4

4 0
9.0

200 5 6 0 173.7
-1 5

Ю5(Ю,5) 30 100 510
а

164.5

-16 820 7 5 0 (7 5 ) 350 (3 5 ) 150 5 6 0 500 940 178,8

-1 7 200 610 192,5

-1 8
1 3 0 (1 3 ,0 )

100 5 6 0 199 .5

-1 9 920 8 5 0 (8 5 ) 680 150 6/0 1070 2/3,3

-2 0 10,0
200 6 6 0 ю*

227 .1

-2 1
1000(100) 157 (1 5 .7 )

100 610 241.1

-22 1020 150 6 6 0 600 1185 2 5 8 .2

-2 3 200
7/0

2 7 4 ,5

-2 4
1300(130) 220 (2 2 ,0 )

100
W+2

, 298 ,1

-25 то и.о 600 (6 0 ) 150 76 0 1380 14 8 /С 3 1 8 ,4

~26
3 6

200 700
3 3 4 .7

-2 7 100
OlU

3 2 9 ,2

-2 8 1420 Що 1800(180 ) 292 (29,2) 150 8 6 0 1590 14й ' 3 4 8 ,0

-29 . 200 910 3 7 2 ,3

ШН \/!ипА Н*0омм\ По&л. \Дта ТС-611.00.00С Б
/ЩС(Л

ФооматАЗ
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Размеры S  мм

Обозначение сГ d
(в ч )

L L Масса,
кг

ТС -671.00.0/ в о м з о
550 100 3,0

-ot 600 3,5
-02 56 М56 680 t20 5,А

1. * Размеры для справок,
о + 1 Ш -.z . -  г

ШмВист № до к ум Подл. Дата
. Разлад Степанова 03 У6
/ Нрав. Федотов

Г. контр. У

Нк
У т

онтр Раутов i 03.%
3 п Л г л

Код. МВаноВа

Т С - 671.00. 01

Ш п и л ь к а

Дат. Масса Масштаб

1:2
Даст I ДастоВ /

Вс/ГОСТ2590-88 АООТ
л з э м п ‘кРУг 20 ГОСТ т о -88

Формат Л4



<3D00WIL9-Q1

Размеры 6 мм

Обозначение
Для

трубопровода
Пн

R* А d а В* Н* h L * 1 S* /г
Масса,

кг

ТС-67/01.00 __ 377 190 420 23 + 0,52 30 480 150 65 80 14 6 б+г 2,1
- Of _  426 215 470 2J + 0,52 540 165 80 100 16 6,0
- 02 530 266 570 640 205 100 6,5
-оз 630 316 680 35 750 250 120

120 22
8 8+2 8,6

-OP 720 362_ 770
34 +а5г

840 285 140 9,6
________ - 05 820 __ J / 2 _ _870_ 940 330 37 13,7

- ОБ 920 662 980 45 1070 370 150 150 32 18,6
-07 1020 514 1090 45 1185 425

10 10+г 20,6
-08 1220 614 1290 llQ 45 1380 520 170 200 48 32,0
-09 1920 714 1490 50 1590 6/0 37,0
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