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Ш З  : 621.186.3 Группа Е26

О Т Р А С Л Е В О Й  С Т А Н Д А Р Т

ОСТ 108.462.02-82
Взамен ОСТ 24.462.02 в части

ШТУЦЕРЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ТЭС Рвом= 3 8 0  к гс/см 2, /  =  280°С;
Р вом  =  230 к гс /см 2, /  =  230°С;

КОН СТРУКЦИ Я И РА ЗМ ЕРЫ  рИОм=185 к гс/см 2 <=21!5°С;
Рвом  = 4 0  к гс/см 2, / =  440 С;

о к п  31 1312 Р вом  = 7 6  к гс/см 2, / =  145°С;
ОСТ 24 462.45  в части 

Рном=380 к гс/см 2, /= 2 8 0 °С ;
ОСТ 24.462.17

1Юбм Министерства энергетического машиностроения от 04 06.82 №  В В -002 /4628  срок действия установлен

Несоблю дение стандарта преследуется по закону

с 01.01.85  

д о  01.01.96

U Настоящий стандарт распространяется на штуцеры трубопроводов пара и горячей воды 
оных электростанций с абсолютным давлением и температурой среды:

/> =  37,27 МПа (380 кгс/см2), / =  280°С; 
р  =  23,54 МПа (240 кгс/см2), / =  250°С;
/>=18,14 МПа (185 кгс/см2), t =  215°С;
/> = 3,92 МПа (40 кгс/см2), < =  440°С;
/> =  7,45 МПа (76 кгс/см2), /=145°С;
/> =  4,31 МПа (44 кгс/см2), / =  340°С.

2. Конструкция, размеры и материал штуцеров должны соответствовать указанным на 
1, 2 и в таблице.

3. Угол а  не регламентируется.
4. Остальные технические требования — по ОСТ 108.030.113 и ОСТ 24.125.60.
5. П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  штуцера исполнения 02 с условным проходом 
100 мм:

ШТУЦЕР 100 02 ОСТ 108.462.02.

5. Пример маркировки: 02 ОСТ 108.462.02

ше официальное Перепечатка воспрещена 
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С. 2 ОСТ 108.462.02—82

Рн2

Черт. 1

Форма кромок
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ОСТ 108.462.02—82 С. 3

Размеры, мм

1 40 60 + 1 75 31 +  0,62 36 +0,62 39 +0,62 82 15,0 9.0 Сталь 20 
ГОСТ 1060 1,92

2
100 135

±1

148 84 + 0,87 90 +0,54 98 +  0,54 125 27,0 15,9
Сталь 15 ГС

10,5

150 196 228 124 + 1,0 131 +0,63 144 +0,63 200 45,0 22,5
ТУ 14—1—1529

47,2

р = 23,54 МПа (240 кгс/см2), / =  250°С; /7=48,14 МПа (485 кгс/см2), t ==215°С

1 65 80 ±1 90 50 +0,62 55 +0,46 58 +0,46 100 13,5 8,1 Сталь 15ГС 
ТУ 14—1—1529 2,77

р=3,92 МПа (40 кгс/см2 , 1 =  440°С; /7=7,45 МПа (76 кгс/см2), 1= 145°С

I 80 90 ±1 95 71 +0,74 75 +0,46 77 +0,46 100 7,0 5,4
Сталь 20 

ТУ 14—1—3987 
Гр. ПТ

ОСТ 108.030.113
1,81

р = 4,31 МПа (44 кгс/см2), <=340°С

50 58 60 38 +0,62 43 +0,39 50 +0,62 82 6,0 3,0 Сталь 20 
ГОСТ 1050 0,89

1

65 78 + 1 84 57

+  0,74

63
+0,46

69 +0,46
100

7,5 3,5

Сталь 20

1,90

80 90 95 71 76 81
+  0,54

4,0 3,6 1,44ТУ 14—1—3987 
Гр. ПТ

ОСТ 108.030.113

100 ПО — 115 90 +  0,87 94 +0,54 97 125 7,5 5,0 3,38
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С. 4 ОСТ 108.462.02— 82
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ОСТ 24,125.60—89 4
ОСТ 108.030 113—87 2; 4
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