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ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕГВДЕНШ 

ПРОГРАММ ИСПЫТАНИЙ НА ТЕПЛОВЫХ, ГИДРАВЛИЧЕСКИХ И 

АТОМНЫХ 31Ш Р0СТАНЦШ Х, В ЭНЕРГОСИСТЕМАХ, 

ТЕПЛОВЫХ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ

I ,  Обшие положения

1 Л .  Настоящее Положение определяет порядок разработки, со 

гласования и утверждения программ испытаний энергооборудования, 

систем и режимов работы электростанций, тепловых и электрических 

сетей , энергосистем .

1 .2 . Положение является  обязательным для  предприятий, ор га 

низаций и энергосистем  Минэнерго СССР и распространяется на ис

пытания, проводимые на работавшем оборудовании и технологических 

системах электростанций, тепловых сетей  и линий электропередачи .

1 .3 . Данное Положение распространяется на подготовку про

грамм проведения следующих ведов испытаний:

1 .3 Л .  Пусконаладочные испытания, п р о в о д и м  на головном 

к серийном оборудовании и системах» при их вводе в эксплуатацию 

и освоении.
1 .3 .2 .  Эксплуатационные и специальные испытания по 

ГОСТ 16504-81 "Испытания и контроль качества продукции", прово

димте в соответствии с  ПГЭ, нормами испытаний электрооборудова-
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ния, инструкциями,регламентаыи и другими действующими директивны-* 

ми и нормативными документами*

1 .3 .3 *  Государственные и межведомственные испытания для  при

емки объек тов , систем , режимов или оборудования, вновь разраба

тываемых и изготовляемых совместно несколькими организациями*

1 .3 .4 .  Доводоаддо испытания вновь создаваемого оборудования, 

проводимые п осле  внесения изменений в проект, в процессе освое

ния го ло в н ого  оборудования, с  целью определения соответствия по

казателей работы э т о го  оборудования их проектным значениям, пре

дусмотренным технической документацией.

1 .4 .  По каждому виду испытаний, как правило, составляю тся 

два  типа программ: технические и рабочие.

Д опускается  составление только  рабочей програмш  на испы

тания оборудования, на которые имеются типовые технические цро- 

гр а м ш .

2 . Разработка программ испытаний

2 .1 .  Разработка программ испытаний, которые проводятся под

разделениями энергопредприятий или энергосистем  (служ бой энерго

системы, цехом , лабораторией электростан ц и и ), ведется  подразде

лением , проводящим испытания.

2 .2 .  Разработка программ испытаний, проводимых сторонней 

организацией , ведется  организацией-исполнителем  испытаний.

При выполнении испытаний несколькими организациями ответ

ственной  за  р аер аботху  програм ш  является  организация, опреде

ляем ая  договорными обязательствам и  либо назначаемая вышестоящей 
инстанцией. Зга  организация при необходимости привлекает к р а з

р аботк е  программ организации-соисполнители .

3 . Согласование программ испытаний

3 .1 .  Б технической и рабочей программах должны быть указа

ны организации, с  которыми должна согласовы ваться  соответствую 

щая программа.

О тветственность з а  необходимость и полноту согласования 

программы с проектными организациями, предприятиями-разработчи- 

ками и изготовителям и систем и оборудования, инспектирующими
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организациями в о зла га ется  на должностные лиц а, утверждают:ie т е х 

ническую программу.

3 .2 .  Б технической программе должны быть указаны ор ганиза

ции, с  которыми должна согласовы ваться  рабочая  программа испы

таний.

4 .  Утверждение программ испытаний

4 .1 .  Технические программы должны утверж даться :

4 * 1 .1 .  Н а  испытания головны х систем , оборудования, прово

димые в период ввода и освоения оборудования, а  также новых р е 

жимов работы эн ергоси стем  -  Главным научно-техническим  уп равле

нием Минэнерго СССР, а  при р аботах  на атомных элек тр остан ц и ях  -  

Главным научно-техническим  управлением  Минэнерго СССР и Союз- 

атом эн ер го .

4 .1 .2 .  На испытания серийных си стем , оборудования, проводи

мые в период их ввода и освоения -  техническими управлениями Мин

эн ерго  союзных р еспублик , главными эксплуатационными управлени

ями и главными производственными управлениями энергети ки  и э л е к т 

рификации, а при р аботах  на атомных электростан ц и ях  -  Союзатом- 

эн е р го .

4 Л . З .  На эксплуатационные испытания -  главным инженером 

энергосистем ы , энергопредприятия .

4 .1 .4 .  На государственны е и межведомственные испытания -  

соответствен н о  п редседателем  Государственной  приемочной комиссии 

или п редседателем  межведомственной комиссии.

4 .1 .5 .  На доводочные испытания -  главными инженерами э н е р -  

гопрздприятия или о н е р го с и с т е ш  Минэнерго СССР, з а в о д а -и з го т о -  

вителя  и предприятия-разработчика.

4 .2 .  Рабочие программы в сех  видов испытаний утверждаются 

главным инженером энергопредприятия или энергосистем ы  (при  ис

пытании оборудования, находящ егося в оперативном управлении или 

ведении д и с п е т ч е р а ). На них в о зла га ется  о тв етств ен н ость  з а  пол

ноту согласован и я  рабочих программ с организациями, указанными 

в технической  и рабочей  программах.
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5* Содержание программы испытаний

5 .1 .  Техническая  программа испытаний должна содерж ать:

5 .1  Л .  Объект и ц ель  испытаний» обоснование их необходи

м ости , объем  испытаний.

5 Л . 2 . П одготовительны е работы , в которых указываются объ

ем и сроки  проведения в с е го  комплекса р а б о т » предшествующих и 

обеспечивающих выполнение испытаний» в том ч и сле  устан овк а  сп е 

циальной  аппаратуры, создан и е зап а са  необходимых м атериалов , у с т 

рой ств о  специальных схем , аттестац и я  используем ы х методик испы

таний .

5 .1 . 3 .  У словия  проведения испытаний; меры по безопасном у 

ведению работы  н а  .испытуемом оборудовании или в си стем е.

5 .1 . 4 .  Наименование каждого э та п а . Общее время выполнения 

р а б о т  по этап ов » п о с л ед о в а т ел ьн о сть  выполнения этап ов  испытаний.

5 Л . 5 . Режим работы  испытуемого и смежного с ним оборудова

ния элек тр остан ц и й , линий элек тр оп ер едач » тепловы х сетей  на каж

дом э та п е  испытаний» отклонение параметров в проц ессе  испытаний 

и их предельны е значения .

5 Л . 6 . Режим работы  п о сл е  окончания испытаний.

5 Л .7 .  О тветственные з а  обесп ечен и е  и проведение испытаний.

5 .1 . 8 .  П еречень организаций» согласовывающих технические и 

рабоч и е  программы.

5 .1 .9 .  П еречень организаций* которым должны направляться  

материалы  р е з у л ь т а т о в  испытаний.

5 .1 .1 0 .  О беспечение требований техники безоп асн ости  при 

проведении испытаний.

5 .2 .  Рабочая  программа испытаний должна содерж ать:

5 . 2 . 1 .  Объем подготовительны х р а б о т , обеспечивающих прове

дение э тап а  испытаний или о т д ельн о го  опыта (п од го тов к а  схем , ап

паратуры , системы св язи  и сигнализации к т . д Л ;  исходное с о с т о 

яние системы или оборудования.

5 .2 . 2 .  Указания о п од готов к е  п ерсонала  к проведению испы

таний:

-  проведение инструктаж а;

-  меры безо п асн ости  для  персонала  и оборудования;

-  определение объема к он тр оля , требующего повышенного вни

мания п ер сон ала »



-  выделение цри необходимости дополнительного эксплуата

ционного персонала и его  инструктаж;
-  уточнение действий персонала при возможных незапланиро

ванных отключениях и включениях оборудования;
5 .2 .3 .  Перечень организаций и должностных лиц, ответствен 

ных за  техническую и оперативную части испытаний по этапам испы

таний.
5 .2 .4 .  Перечень организаций, согласовывающих рабочую про

грамму исттаиий.
5 .2 .5 .  Перечень и п оследовательность технологических опе

раций цри подготовке и проведении опытов и их исполнители.

5 *2 *6 . Время начала и окончания испытаний по каждому этапу 

и опыту*
5 .2 .7 .  Допускаемые режимы работы оборудования и меры по пре

дотвращению отклонений от них при испытаниях.
5 .2 .8 .  Указания о возможной корректировке хода  испытаний 

(перерыв, повторение опытов, прекращение испытаний и т . д . )  по 

промежуточным результатам  испытаний.

5 .2 .9 .  Указание о состоянии схемы и режима работы оборудо

вания после  завершения испытаний.

5 .2 .1 0 .  Требования техники безопасности  цри проведении ис

пытаний.

5 .2 .1 1 .  Необходимые схемы, чертежи и регламенты .

б .  Если к моменту проведения испытаний на объекте произошли 

изменения в схем е, составе  оборудования, включенного в программу, 

или изменилось время проведения испытаний, то до начала испыта

ний должны быть внесены изменения в техническую и рабочую про

граммы с последующим повторным их согласованием  и утверждением.
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П р и л о ж е н и е

Термины, применяемые в Положении, определения 

и пояснения к ним

Термин Определения и пояснения

I .  Программа испытаний Организационно-методический документ, 
обязательны й к выполнению, устанавлива
ющий объект и цели  испытании, веды, 
п ослед ов ательн ость  и объем проводимых 
эксперим ентов, порядок, у слов и я , м ес
то и сроки проведения испытаний, о б ес 
печение и отч етн ость  по ним, а также 
отв етств ен н о сть  з а  обеспечение и про
ведение испытаний (п о  ГОСТ 16504-81. 
Испытание и контроль к ачества  продук
ции. Основные термины и определения )

2 .  Т ехническая  программа 
испытаний

Программа испытаний, устанавливавшая 
этапы испытаний, режимы работы обору
дования электростанц ии , тепловой  с е 
ти , энергосистем ы  на каждом этап е  
испытаний, отклонение параметров в 
п роц ессе испытаний и их предельные зна
чения, а также определяющая и сп ользу
емые методики, специальную аппаратуру 
и схемы эксперим ентального контроля

3* Рабочая программа 
испытаний

Программа испытаний, устанавливающая 
п ослед ов а т ельн ость  оперативных пере
ключений в схем е энергопредприятия, 
энергосистем ы , требования к поддержа
нию основных параметров оборудования, 
меры безоп асн ости  при проведении ис
пытаний или их отдельны х этапов  и 
При незапланированных отключениях и 
включениях оборудования

4 .  С огласован и е Официальное с о г ла с и е  с проведением 
испытаний по данной программе в пре
д е л а х  своей  компетенции

5 , Утверж дение Официальное с о гла си е  с проведением 
испытаний по данной программе в целом

6 . О рганизация-исполни
т е л ь  (с о и с п о л н и т е л ь ) 
испытаний

Организация, аттестованная  в устан ов 
ленном порядке на право проведения 
испытаний
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