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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие нормы и правила устанавливают порядок приемки 
в эксплуатацию законченных строительством (реконструкцией, расши
рением) объектов (предприятий, их отдельных очередей, пусковых ком
плексов, зданий и сооружений).

1.2. При приемке объектов в эксплуатацию следует соблюдать дей
ствующее законодательство и правила приемки в эксплуатацию за
конченных строительством объектов со специфическими условиями 
производства продукции по соответствующим отраслям народного 
хозяйства и отраслям промышленности, утвержденные министерства
ми и ведомствами СССР по согласованию с Госстроем СССР, соот
ветствующими ЦК профсоюзов и заинтересованными органами госу
дарственного надзора.

Приемка в эксплуатацию объектов производственного назначения 
после технического перевооружения осуществляется с учетом требо
ваний постановления Совета Министров СССР от 23 января 1981 г. 
№ 105 в порядке, установленном министерствами и ведомствами по 
согласованию с соответствующими ЦК профсоюза и заинтересован
ными органами государственного надзора.

Законченные строительством объекты системы Госагропрома СССР 
принимаются в эксплуатацию в порядке, установленном настоящими 
правилами и постановлением Совета Министров СССР от 20 марта 
1986 г. № 358.

Законченные строительством индивидуальные жилые дома с над
ворными постройками принимаются в эксплуатацию государственны
ми приемочными комиссиями в порядке, устанавливаемом советами 
министров союзных республик.

1.3. Предприятие, цех, участок, производство могут быть приняты и 
введены в эксплуатацию только при обеспечении на них условий труда

Утверждены Срок
постановлением введения

Государственного строительного комитета СССР в действие
от 21 апреля 1987 г. № 84 1 января 1988 г.

Издание официальное
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в соответствии с требованиями техники безопасности и производ
ственной санитарии.

1.4. Подготовленные к эксплуатации объекты, законченные строи
тельством, в соответствии с утвержденным проектом заказчик (заст
ройщик) должен предъявлять к приемке государственным приемочным 
комиссиям.

Объекты, законченные строительством, сдаваемые «под ключ», под
рядчик совместно с заказчиком должен предъявлять к приемке госу
дарственным приемочным комиссиям. Указанные объекты следует при
нимать в эксплуатацию в порядке, установленном настоящими прави
лами.

1 .5. До предъявления объектов государственным приемочным ко
миссиям рабочие комиссии, назначаемые заказчиком (застройщиком), 
должны проверить, соответствие объектов и смонтированного обору
дования проектам, соответствие выполнения строительно-монтажных 
работ требованиям строительных норм и правил, результаты испыта
ний и комплексного опробования оборудования, подготовленность 
объектов к эксплуатации и выпуску продукции (оказанию услуг), вклю
чая выполнение мероприятий по обеспечению на них условий труда в 
соответствии с требованиями техники безопасности и производствен
ной санитарии, защите природной среды, и только после этого принять 
объекты.

Результатом комплексного опробования оборудования на рабочих 
режимах по объектам производственного назначения должно быть на
чало выпуска продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом, 
в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в 
начальный период

1.6. Отдельно стоящие здания и сооружения, встроенные или при
строенные помещения производственного и вспомогательного назна
чения, сооружения (помещения) гражданской обороны, входящие в со
став объекта, при необходимости ввода их в действие в процессе стро
ительства объекта принимаются в эксплуатацию рабочими комиссия
ми по мере их готовности с последующим предъявлением их Государ
ственной приемочной комиссии, принимающей объект в целом.

Рабочими комиссиями принимаются в эксплуатацию также титуль
ные временные здания и сооружения, строительство которых осуще
ствляется за счет средств, предусмотренных главой «Временные зда
ния и сооружения» сводного сметного расчета стоимости строитель
ства

1.7. Законченные строительством объекты производственного на
значения подлежат приемке в эксплуатацию государственными при
емочными комиссиями только в том случае, когда они подготовлены к 
эксплуатации (укомплектованы эксплуатационными кадрами, обеспе-
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чены энергоресурсами, сырьем и др.), на них устранены недоделки и на 
установленном оборудовании начат выпуск продукции (оказание ус
луг), предусмотренной проектом, в объеме, соответствующем нормам 
освоения проектных мощностей в начальный период.

Опытные (экспериментальные), опытно-промышленные здания, цехи 
и установки подлежат приемке в эксплуатацию в том случае, когда они 
подготовлены к проведению опытов или выпуску продукции, предус
мотренной проектом.

Не допускается приемка в эксплуатацию объектов производствен
ного назначения, по которым в нарушение установленного порядка вне
сены изменения в состав пусковых комплексов, предусмотренных про
ектом.

В исключительных случаях изменения в состав пусковых комплексов 
может вносить орган, утвердивший проект (по проектам, утвержденным 
Советом Министров СССР, после предварительного рассмотрения вне
сенных изменений Госпланом СССР и Госстроем СССР) до назначения 
Государственной приемочной комиссии. При этом из состава пусковых 
комплексов не следует исключать здания и сооружения, санитарно-бы
тового назначения, обеспечивающие условия труда в соответствии с 
требованиями техники безопасности и производственной санитарии, 
эффективную очистку, обезвреживание, улавливание вредных выбросов 
в атмосферу, воду и почву; по переработке отходов производства; подъез
дные пути; линии связи, в также мелиоративные мероприятия.

Внесение изменений в состав пусковых комплексов, связанных с 
уточнением вводимых в действие производственных мощностей, пре
дусмотренных планом экономического и социального развития СССР, 
допускается с разрешения Совета Министров СССР.

Ежегодная приемка в эксплуатацию орошаемых и осушенных зе
мель допускается в процессе строительства оросительных и осуши
тельных систем после осуществления строительства оросительной и 
осушительной сети, водохозяйственных сооружений, объектов, необхо
димых для нормальной эксплуатации систем, использования земель и 
для других работ, входящих в состав пускового комплекса. По ороси
тельным и осушительным системам с продолжительностью строитель
ства не более одного года и при необходимости эксплуатации земель 
в сельскохозяйственном производстве разрешается одна приемка ча
сти земель до полного завершения строительства в соответствии с 
проектом.

Приемку в эксплуатацию объектов товарного рыбоводства следует 
завершать до 1 ноября соответствующего года.

Приемку в эксплуатацию последнего пускового комплекса следует 
осуществлять одновременно с приемкой объекта в целом или его пос
ледней очереди
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1.8 . Законченные строительством объекты жилищно-гражданско
го назначения подлежит приемке в эксплуатацию государственными 
приемочными комиссиями только после выполнения строительно-мон
тажных работ, благоустройства территории, обеспеченности объектов 
оборудованием и инвентарем в полном соответствии с утвержденны
ми проектами, а также после устранения недоделок.

Жилые дома и общественные здания нового жилого микрорайона 
подлежат приемке в эксплуатацию преимущественно в виде закончен
ного градостроительного комплекса, в котором должно быть заверше
но строительство учреждений и предприятий, связанных с обслужива
нием населения, выполнены все работы по инженерному оборудова
нию, благоустройству и озеленению территории в соответствии с ут
вержденным проектом застройки микрорайона.

При плановом вводе объектов в эксплуатацию в I и IV кварталах, а 
для северной зоны РСФСР и в апреле месяце, и соблюдении норматив
ных сроков строительства разрешается перенос сроков выполнения 
отдельных видов работ согласно обязательным приложениям 6 и 7.

1.9. Многосекционные жилые дома, состоящие из четырех секций 
и более, могут приниматься в эксплуатацию отдельными секциями, ког
да это предусмотрено проектом, планом капитального строительства и 
титульным списком, при условии полного окончания монтажа конструк
ций и подключения отопления в примыкающей секции, а также завер
шения благоустройства территории, прилегающей к сдаваемой секции, 
с учетом требования п. 1.8.

Законченные строительством жилые дома, а также секции в много
секционных жилых домах, имеющие встроенные, встроенно-пристроен- 
ные, пристроенные помещения для предприятий и учреждений торгов
ли, общественного питания, бытового обслуживания населения и нужд 
промышленного характера, следует принимать в эксплуатацию одно
временно с указанными помещениями.

В случае, если встроенные, встроенно-пристроенные, пристроенные 
помещения относятся к нескольким жилым секциям, посекционную при
емку следует осуществлять при условии завершения всех строитель
но-монтажных работ и обеспечения тепла в указанных помещениях 
данной секции. Приемка в эксплуатацию встроенных, встроенно-при- 
строенных помещений в этом случае осуществляется одновременно с 
приемкой последней секции.

Приемку в эксплуатацию предприятий и учреждений, размещенных 
во встроенных, встроенно-пристроенных, пристроенных помещениях, 
необходимо осуществлять по отдельному акту соответствующими го
сударственными приемочными комиссиями.

1.10. Очистные сооружения канализации вновь строящихся, рас
ширяемых и реконструируемых объектов подлежат приемке в эксплу-
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атацию после гидравлических испытаний трубопроводов и емкостных 
сооружений, продолжительного (не менее трех суток) комплексного 
опробования под нагрузкой на чистой или сточной воде, а также после 
проверки взаимодействия в работе всех сооружений.

П р и м е ч а н и е  Наладку технологического процесса биологической 
очистки сточных вод необходимо осуществлять после приемки в эксплуатацию 
очистных сооружений при плюсовой температуре воздуха ночью и не менее 
10 °С днем не позднее следующих сроков:

Производительность очистных 
сооружений, тыс м3/сут

Предельная продолжительность 
наладки, мес.

До 0,7 включ 3
Св 0,7 до 10 » 5

» 10 » 40 8
» 40 » 130 9
» 130 » 175 » 10
» 175 » 280 » 11
» 280 » 350 » 12
» 350 13

1 .11 . Датой ввода объекта в эксплуатацию считается дата подпи
сания акта Государственной приемочной комиссией.

Датой ввода в эксплуатацию объекта, принимаемого согласно 
п. 1.6, считается дата подписания акта рабочей комиссией.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

2 .1 . Заказчики (застройщики) несут ответственность за своевре
менную подготовку к эксплуатации и выпуску продукции (оказанию 
услуг) вводимых в действие объектов (укомплектование их кадрами, 
обеспечение сырьем, энергоресурсами и др.), за проведение комплек
сного опробования (вхолостую и на рабочих режимах) оборудования с 
участием проектных, строительных и монтажных организаций, а при не
обходимости —  и заводов —  изготовителей оборудования, за наладку 
технологических процессов, ввод в эксплуатацию производственных 
мощностей и объектов в установленные сроки, выпуск продукции (ока
зание услуг) и освоение проектных мощностей в сроки, предусмотрен
ные действующими нормами.

2 .2 . Проектные организации несут ответственность за соответствие 
мощностей и других технико-экономических показателей объектов, вве
денных в эксплуатацию, мощностям и показателям, предусмотренным 
проектом, и за решение вопросов, связанных с проектированием, воз-



С.6 СНиП 3.01.04-87

никающих в процессе приемки объектов в эксплуатацию и освоения 
их проектных мощностей.

2 .3 . Научно-исследовательские организации несут ответственность 
за соответствие выданных ими исходных данных проектирования дос
тижениям научно-технического прогресса в области новых технологи
ческих процессов, оборудования и материалов.

2 .4 . Строительно-монтажные организации несут ответственность 
за выполнение строительных и монтажных работ в соответствии с про
ектом и в установленные сроки, за надлежащее качество этих работ, 
проведение индивидуальных испытаний смонтированного ими обору
дования, своевременное устранение недоделок, выявленных в процес
се приемки строительных и монтажных работ и комплексного опробо
вания оборудования, своевременный ввод в действие производствен
ных мощностей и объектов.

2 .5 . В случае нарушения правил приемки в эксплуатацию закон
ченных строительством объектов председатели и члены комиссии, а 
также лица, понуждающие к приемке в эксплуатацию объектов с нару
шением настоящих правил, привлекаются к административной, дисцип
линарной и иной ответственности в соответствии с действующим за- 
ко н о дате л ьств о м.

3. РАБОЧИЕ КОМИССИИ, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ 
И ПОРЯДОК РАБОТЫ

3 .1 . Рабочие комиссии назначаются решением (приказом, поста
новлением и др.) организации-заказчика (застоойщика). Порядок и 
продолжительность работы рабочих комиссий определяется заказчи
ком (застройщиком) по согласованию с генеральным подрядчиком.

3 .2 . В состав рабочих комиссий включаются представители заказ
чика (застройщика) —  председатель комиссии, генерального подряд
чика, субподрядных организаций, эксплуатационной организации, гене
рального проектировщика, органов государственного санитарного над
зора, органов государственного пожарного надзора, Государственной 
инспекции по охране атмосферного воздуха при Государственном ко
митете СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды1, 
технической инспекции труда соответствующего ЦК или совета проф
союзов, профсоюзной организацией заказчика или эксплуатационной 
организации. При приемке в эксплуатацию объектов жилищно-граж
данского назначения в состав рабочих комиссий включаются архитек
торы —  авторы проектов (заместители председателя).

При приемке в эксплуатацию зданий, сооружений и помещений, ука
занных в п. 1.6, к участию в работе рабочих комиссий дополнительно

1Для объектов производственного назначения
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привлекаются представители заинтересованных организаций и орга
нов надзора.

3.3. Рабочие комиссии создаются не позднее чем в пятидневный 
срок после получения письменного извещения генерального подряд
чика о готовности объекта или оборудования к сдаче.

3.4. Рабочие комиссии до предъявления заказчиком Государствен
ной комиссии к приемке в эксплуатацию объектов обязаны.

а) проверить соответствие выполненных строительно-монтажных 
работ, мероприятий по охране труда, обеспечению взрывобезопаснос- 
ти, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и анти
сейсмических мероприятий проектно-сметной документации, стандар
там, строительным нормам и правилам производства работ с прове
дением в необходимых случаях контрольных испытаний конструкций;

б) произвести приемку оборудования после индивидуальных испы
таний для передачи его для комплексного опробования по акту, со
ставленному по формуле, приведенной в обязательном приложении 1;

в) произвести приемку оборудования после комплексного опробо
вания по акту, составленному по форме, приведенной в обязательном 
приложении 2, и принять решение о возможности предъявления его 
Государственной приемочной комиссии,

г) проверить отдельные конструкции, узлы зданий и сооружений и 
принять здания и сооружения для предъявления Государственной при
емочной комиссии;

д) проверить готовность предъявляемых Государственной приемоч
ной комиссии в эксплуатацию объектов производственного назначения к 
началу выпуска продукции или оказанию услуг, предусмотренных проек
том, в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей 
в начальный период, бесперебойной работе и освоению проектных мощ
ностей в нормативные сроки, в частности, должно быть проведено укомп
лектование объекта эксплуатационными кадрами, обеспечение техноло
гической документацией на производство продукции, энергоресурсами, 
сырьем, полуфабрикатами и комплектующими изделиями и возможность 
реализации продукции, также обеспеченность эксплуатационных кадров 
необходимыми для обслуживания санитарно-бытовыми помещениями, 
продуктами питания, жилыми и общественными зданиями.

По результатам проверок, указанных в подп. «а», «г», «д» настоящего 
пункта, рабочая комиссия должна составить акт о готовности зданий, со
оружений, законченных строительством, для предъявления Государствен
ной приемочной комиссии по форме, приведенной в обязательном при
ложении 3, а также подготовить сводные материалы о готовности объекта 
к приемке в эксплуатацию Государственной приемочной комиссией.

Здания, сооружения и помещения, указанные в п. 1.6, принимаются 
в эксплуатацию рабочими комиссиями по акту, составленному по фор-
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ме, приведенной в обязательном приложении 4, утвержденному заказ
чиком (застройщиком).

3 .5 . Генеральный подрядчик представляет рабочим комиссиям сле
дующую документацию:

а) перечень организаций, участвовавших в производстве строитель
но-монтажных работ, с указанием видов выполненных ими работ и 
фамилией инженерно-технических работников, непосредственно отве - 
ственных за выполнение этих работ;

б) комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к 
приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надпи
сями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или 
внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за 
производство строительно-монтажных работ. Указанный комплект ра
бочих чертежей является исполнительной документацией,

в) сертификаты, технические паспорта или другие документы, удос
товеряющие качество материалов, конструкций и деталей, применен
ных при производстве строительно-монтажных работ;

г) акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежу
точной приемке отдельных ответственных конструкций (опор и пролет
ных строений мостов, арок, сводов, подпорных стен, несущих металли
ческих и сборных железобетонных конструкций);

д) акты об индивидуальных испытаниях смонтированного обору
дования, акты об испытаниях технологических трубопроводов, внут
ренних систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, га
зоснабжения, отопления и вентиляции, наружных сетей водоснабже
ния, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и дренажных уст
ройств; акты о выполнении уплотнения (герметизации) вводов и вы
пусков инженерных коммуникаций в местах прохода их через подзем
ную часть наружных стен зданий в соответствии с проектом (рабочим 
проектом);

е) акты об испытаниях внутренних и наружных электроустановок и 
электросетей,

ж) акты об испытаниях устройств телефонизации, радиофикации, 
телевидения, сигнализации и автоматизации;

з) акты об испытаниях устройств, обеспечивающих взрывобезопас- 
ность, пожаробезопасность и молниезащиту,

и) акты об испытаниях прочности сцепления в кладке несущих стен 
каменных зданий, расположенных в сейсмических районах,

к) журналы производства работ и авторского надзора проектных 
организаций, материалы обследований в процессе строительства орга
нами государственного и другого надзора.

3 .6 . Документация, перечисленная в п. 3.5, после окончания работ 
рабочей комиссии должна быть передана заказчиг' (застройщику)
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4. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИЕМОЧНЫЕ КОМИССИИ,
ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

4.1. Приемка в эксплуатацию уникальных и особо важных объек
тов производственного назначения, включая атомные электростанции 
и их очереди, производится государственными приемочными комисси
ями, назначаемыми Советом Министров СССР по представлению ми
нистерств и ведомств СССР и советов министров союзных республик. 
Перечень таких объектов определяется в годовых планах экономичес
кого и социального развития СССР.

4.2. Приемка в эксплуатацию объектов производственного назна
чения (кроме указанных в п. 4.1) сметной стоимостью 4 млн. руб. и 
выше, а также экспериментальных объектов независимо от их сметной 
стоимости производится государственными приемочными комиссия
ми, назначаемыми:

министерствами и ведомствами СССР —  по объектам, входящим в 
их систему, если капитальные вложения на строительство объектов 
выделялись этими министерствами и ведомствами СССР;

советами министров союзных республик —  по объектам республи
канских и союзно-республиканских министерств и ведомств союзных 
республик и исполкомов Советов народных депутатов, если капиталь
ные вложения на строительство объектов выделялись советами мини
стров союзных республик.

4.3. Приемка в эксплуатацию объектов производственного назна
чения сметной стоимостью до 4 млн. руб. производится государствен
ными приемочными комиссиями, назначаемыми в порядке, устанавли
ваемом:

министерствами и ведомствами СССР —  по объектам, входящим в 
их систему, если капитальные вложения на строительство объектов 
выделялись этим министерствам и ведомствам СССР;

советами министров союзных республик —  по объектам республи
канских и союзно-республиканских министерств и ведомств союзных 
республик и исполкомов Советов народных депутатов, если капиталь
ные вложения на строительство объектов выделялись советам мини
стров союзных республик.

4.4. Приемка в эксплуатацию водохозяйственных сооружений, оро
сительных и осушительных систем, объектов, необходимых для нормаль
ной эксплуатации этих систем, использования земель, а также для но
вых совхозов на этих землях, сметной стоимостью до 4 млн. руб. и 
выше (кроме указанных в п. 4.1) производится государственными при
емочными комиссиями, назначаемыми:

советами министров союзных республик, если капитальные вложе
ния на строительство объектов выделялись советами министров со
юзных республик,
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советами министров союзных республик по согласованию с Мини
стерством мелиорации и водного хозяйства СССР, если капитальные 
вложения на строительство объектов выделялись этому министерству.

4.5. Приемка в эксплуатацию оросительных и осушительных сис
тем, водохозяйственных сооружений, объектов, необходимых для нор
мальной эксплуатации систем и использования земель, сметной сто
имостью до 4 млн. руб. производится государственными приемочны
ми комиссиями, назначаемыми в порядке, установленном:

советами министров союзных республик, если капитальные вложе
ния на строительство объектов выделялись советам министров союз
ных республик;

советами министров союзных республик по согласованию с Мини
стерством мелиорации и водного хозяйства СССР, если капитальные 
вложения на строительство объектов выделялись этому министерству

4.6. Приемка в эксплуатацию орошаемых и осушаемых земель еже
годно в процессе строительства оросительных и осушительных систем 
(указанных в пп. 4.4 и 4.5), а также части указанных земель при продол
жительности строительства объекта до одного года производится го
сударственными приемочными комиссиями, назначаемыми в порядке, 
устанавливаемом советами министров союзных республик.

4.7. Приемка в эксплуатацию объектов производственного назна
чения, построенных на средства межхозяйственных предприятий (орга
низаций) в сельском хозяйстве, а также колхозов, производится госу
дарственными приемочными комиссиями, назначаемыми в порядке, 
устанавливаемом советами министров союзных республик, а объектов 
производственного назначения, построенных на средства других коо
перативных и иных общественных организаций, —  государственными 
приемочными комиссиями, назначаемыми в порядке, устанавливаемом 
центральными органами кооперативных и других общественных орга
низаций.

4.8. Приемка в эксплуатацию объектов, общих для групп предприя
тий, производится государственными приемочными комиссиями, назна
чаемыми министерствами и ведомствами СССР и советами министров 
союзных республик, в ведении которых находятся головные застрой
щики данных объектов, в порядке, указанном в пп. 4.2 и 4.3.

4.9. Приемка в эксплуатацию пусковых комплексов, входящих в со
став объекта, производится государственными приемочными комис
сиями, назначаемыми в порядке, установленном настоящими правила
ми для приемки объекта в целом.

4.10. Приемка в эксплуатацию уникальных и особо важных объек
тов жилищно-гражданского назначения производится государственны
ми приемочными комиссиями, назначаемыми Советом Министров СССР 
по представлению министерств и ведомств СССР и советов министров
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союзных республик или советами министров союзных республик по 
представлению министерств и ведомств союзных республик, советов 
министров автономных республик, исполкомов Советов народных де
путатов автономных областей и автономных округов и исполкомов кра
евых и областных Советов народных депутатов.

Перечень таких объектов предусматривается в годовых планах эко
номического и социального развития СССР и союзных республик.

4 .11 . Приемка в эксплуатацию жилых домов, общежитий, зданий 
детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, незави
симо от их ведомственной принадлежности, а также всех объектов жи
лищно-гражданского назначения, которые построены на средства меж
хозяйственных предприятий (организаций) в сельском хозяйстве, а также 
колхозов, других кооперативных и иных общественных организаций или 
заказчиками (застройщиками) которых являются исполкомы районных, 
городских или районных в городах Советов народных депутатов, про
изводится государственными приемочными комиссиями, назначаемы
ми исполкомами районных, городских или районных в городах Советов 
народных депутатов (кроме объектов, указанных в п. 4.10).

4 .12 . Приемка в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского 
назначения, кроме объектов, указанных в пп. 4.10 и 4.11, а также всех 
объектов жилищно-гражданского назначения, расположенных в полосе 
отвода железных дорог вне городов, поселков и курортных зон, произ
водится государственными приемочными комиссиями, назначаемыми 
в порядке, устанавливаемом соответствующими министерствами и ве
домствами СССР и советами министров союзных республик.

Государственные приемочные комиссии по приемке в эксплуата
цию указанных объектов могут назначаться также исполкомами район
ных, городских и районных в городах Советов народных депутатов с 
согласия министерств и ведомств —  заказчиков (застройщиков) этих 
объектов.

4.13 . В состав государственных приемочных комиссий при приемке 
в эксплуатацию объектов производственного назначения включаются, 
представители заказчика (застройщика), эксплуатационной организации, 
генерального подрядчика, исполкома районного (городского) Совета 
народных депутатов, генерального проектировщика, органов государ
ственного санитарного надзора, органов государственного пожарного 
надзора, Государственной инспекции по охране атмосферного воздуха 
при Государственном комитете СССР по гидрометеорологии и контро
лю природной среды, органов по регулированию использования и охра
не вод системы Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР, 
технической инспекции труда соответствующего ЦК или совета проф
союзов, профсоюзной организации заказчика (застройщика) или эксп
луатационной организации и финансирующего банка.
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В состав указанных государственных приемочных комиссий также 
включаются при приемке:

магистральных нефтепродуктопроводов и газопроводов, а также 
объектов, подконтрольных органам Госгортехнадзора СССР, —  пред
ставители этих органов;

объектов, подконтрольных органам государственного газового над
зора Министерства газовой промышленности СССР, —  представители 
этих органов;

объектов со сложным или уникальным технологическим оборудо
ванием —  представители заводов-изготовителей этого технологичес
кого оборудования и монтажных организаций;

объектов, имеющих железнодорожные подъездные пути, —  пред
ставители организаций Министерства путей сообщения СССР;

оросительных и осушительных систем, рекультивированных зе
мель, защитных лесонасаждений, противоэрозионных гидротехничес
ких сооружений и других объектов, сооружаемых в целях повышения 
плодородия и охраны земель, —  представители органов государствен
ного контроля за использованием земель и других органов Госаг- 
ропрома СССР, а также представители хозяйств-землепользовате- 
лей;

объектов, деятельность которых влияет на состояние и воспроиз
водство лесов, —  представители органов Государственного комитета 
СССР по лесному хозяйству;

объектов, подконтрольных организациям и учреждениям государ
ственной ветеринарии, —  представители этих организаций и учрежде
ний;

автомобильных дорог —  представители Государственной автомо
бильной инспекции,

объектов, деятельность которых влияет на состояние и воспроиз
водство рыбных запасов и живых ресурсов континентального шельфа 
СССР и экономической зоны СССР, —  представители органов рыбоох
раны Министерства рыбного хозяйства СССР,

газоочистных и пылеулавливающих установок —  представители 
органов Государственной инспекции по контролю за работой газоочи
стных и пылеулавливающих установок Министерства химического и 
нефтяного машиностроения СССР;

объектов со встроенными сооружениями (помещениями) граждан
ской обороны или отдельно стоящих сооружений гражданской оборо
ны —  представители соответствующих штабов гражданской обороны;

объектов, подконтрольных органам Госатомэнергонадзора СССР, —  
представители этих органов.

4 .14 . В состав государственных приемочных комиссий при прием
ке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского назначения вклю-
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чаются: представители заказчика (застройщика), эксплуатационной 
организации, генерального подрядчика, архитектора —  автора проекта, 
органов государственного архитектурно-строительного контроля (в 
районах, где такие органы отсутствуют, —  районные архитекторы), орга
нов государственного санитарного надзора, органов государственного 
пожарного надзора, предприятий Министерства связи СССР и мини
стерств связи союзных республик, профсоюзной организации заказчи
ка (застройщика) или соответствующего совета профсоюзов.

В состав указанных государственных приемочных комиссий также 
включаются при приемке:

объектов, связанных с забором и сбросом вод, —  представители 
органов по регулированию использования и охране вод системы Ми
нистерства мелиорации и водного хозяйства СССР;

объектов, подконтрольных органам Госгортехнадзора СССР, —  пред
ставители этих органов;

объектов с технологическим оборудованием —  представители тех
нической инспекции труда соответствующего ЦК или совета профсо
юзов;

кооперативных жилых домов и других кооперативных объектов — пред
ставители правления соответствующего строительного кооператива;

улиц, дорог и дорожных сооружений —  представители Государствен
ной автомобильной инспекции;

объектов, предназначенных для проведения общественных мероп
риятий (культурно-массовых, спортивных и др.), —  представители Госу
дарственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию или 
его органов на местах;

объектов со встроенными сооружениями (помещениями) или от
дельно стоящих сооружений гражданской обороны —  представители 
соответствующих штабов гражданской обороны;

объектов жилищно-гражданского назначения, на строительство ко
торых проекты разработаны генеральным проектировщиком, находя
щимся на большом расстоянии от места строительства, по решению 
органа, назначающего Государственную приемочную комиссию, —  пред
ставитель проектной организации, расположенной в районе строитель
ства и осуществляющей разработку проектов на строительство объек
тов жилищно-гражданского назначения вместо представителя генераль
ного проектировщика (с его согласия).

4 .15 . Председателями государственных приемочных комиссий при 
приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения смет
ной стоимостью 4 млн. руб. и выше, а также экспериментальных объек
тов независимо от их сметной стоимости назначаются руководящие 
работники министерств и ведомств-заказчиков, а также непосредствен
но подчиненных им предприятий, учреждений и организаций.
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Председателями государственных приемочных комиссий по при
емке в эксплуатацию объектов производственного назначения смет
ной стоимостью до 4 млн. руб. назначаются руководящие работники 
органов, назначивших эти комиссии, а также руководящие работники 
предприятий, учреждений и организаций, непосредственно подчинен
ных этим органам

Председателями государственных приемочных комиссий по при
емке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского назначения на
значаются руководящие работники органов, назначивших эти комис
сии, а также руководящие работники предприятий, учреждений и орга
низаций, непосредственно подчиненных этим органам. Заместителем 
председателя Государственной приемочной комиссии назначается ар
хитектор —  автор проекта.

4 .16 . Государственные приемочные комиссии следует назначать 
заблаговременно в зависимости от характера и сложности объекта, но 
не позднее чем за 3 мес до установленного срока при приемке в экс
плуатацию объектов производственного назначения и за 30 дней —  
объектов жилищно-гражданского назначения. При этом должны быть 
определены даты начала и окончания работы комиссий с учетом уста
новленного срока ввода объекта в эксплуатацию.

Замену представителей —  членов Государственной приемочной 
комиссии (в случае необходимости) может производить орган, назна
чивший комиссию.

4 .17 . Заказчик представляет государственным приемочным комис
сиям документацию, перечисленную в п. 3.5, а также

справку об устранении недоделок, выявленных рабочими комисси
ями;

утвержденную проектно-сметную документацию и справку об ос
новных технико-экономических показателях объекта, принимаемого в 
эксплуатацию;

перечень проектных, научно-исследовательских и изыскательских 
организаций, участвовавших в проектировании объекта, принимаемого 
в эксплуатацию,

документы об отводе земельных участков, а по объектам жилищно
гражданского назначения также разрешение органов госархстройкон- 
троля на производство строительно-монтажных работ,

документ на специальное водопользование,
документы на геодезическую разбивочную основу для строитель

ства, а также на геодезические работы в процессе строительства, вы
полненные заказчиком,

документы о геологии и гидрогеологии строительной площадки, о 
результатах испытания грунта и анализах грунтовых вод,

паспорта на оборудование и механизмы,
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акты о приемке зданий и сооружений, смонтированного оборудо
вания, составленные рабочими комиссиями;

акты о приемке в эксплуатацию зданий, сооружений и помещений, 
указанных в п. 1.6,

справку об обеспечении принимаемого объекта эксплуатационны
ми кадрами и предназначенными для их обслуживания санитарно-бы
товыми помещениями, пунктами питания, жилыми и общественными 
зданиями;

справку об обеспеченности принимаемого объекта материально- 
техническими ресурсами, в том числе сырьем, электроэнергией, водой, 
паром, газом, сжатым воздухом и др.;

справки городских эксплуатационных организаций о том, что вне
шние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, 
канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и свя
зи обеспечат нормальную эксплуатацию объекта и приняты ими на 
обслуживание,

справку о соответствии вводимых в действие мощностей (для на
чального периода освоения проектных мощностей) мощностям, пре
дусмотренным проектом;

справку о фактической стоимости строительства, подписанную за
казчиком и подрядчиком,

документы о разрешении на эксплуатацию объектов и оборудова
ния, подконтрольных соответствующим органам государственного над
зора, представители которых не вошли в состав Государственной при
емочной комиссии;

сводные материалы рабочей комиссии о готовности объекта в 
целом к приемке в эксплуатацию Государственной приемочной ко
миссией.

4.18. Документацию, перечисленную в пп. 3.5 и 4.17, после прием
ки объекта в эксплуатацию следует хранить у заказчика (застройщи
ка), при наличии единого заказчика (застройщика) —  у соответствую
щих эксплуатационных организаций.

4.19. Государственные приемочные комиссии обязаны:
а) проверить устранение недоделок, выявленных рабочими комис

сиями, и готовность объекта к приемке в эксплуатацию. Указанная про
верка производится по программе, составленной заказчиком (застрой
щиком) и утвержденной Государственной приемочной комиссией,

б) дать оценку прогрессивности технологических и архитектурно- 
строительных решений и объекту в целом,

в) проверить соответствие вводимых в действие мощности и фак
тической стоимости (для заказчика) объекта производственного на
значения мощности и сметной стоимости строительства объекта, пре
дусмотренным утвержденным проектом, а в случае отклонений про-
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анализировать причину их возникновения. Результаты анализа с соот
ветствующими предложениями следует представить органам, назна
чившим комиссию.

4.20. Государственные приемочные комиссии в необходимых слу
чаях назначают контрольные опробования, испытания и проверки, ука
занные в п. 3.4.

4.21. Государственная приемочная комиссия при выявлении не
пригодности объекта к эксплуатации представляет мотивированное зак
лючение об этом в орган, назначивший комиссию, и копии направляет 
заказчику (застройщику) и генеральному подрядчику.

Государственная приемочная комиссия представляет в этих случа
ях в вышестоящие организации заказчика (застройщика), подрядчика и 
других организаций, осуществляющих проектирование и строительство 
объекта, материалы для привлечения в установленном порядке к от
ветственности должностных лиц, допустивших некачественное выпол
нение проектных и (или) строительно-монтажных работ.

4.22. Полномочия Государственной приемочной комиссии прекра
щаются с момента утверждения акта о приемке объекта в эксплуатацию.

4.23. Приемка государственными приемочными комиссиями в эк
сплуатацию объектов производственного назначения не допускается 
без наличия в акте приемки подписей членов комиссии, являющихся 
представителями органов государственного санитарного надзора, тех
нической инспекции труда соответствующего ЦК или совета профсо
юзов, а также профсоюзной организации заказчика (застройщика) или 
эксплуатационной организации.

4.24. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объек
тов государственными приемочными комиссиями оформляется акта
ми, составленными по форме, приведенной в обязательном приложе
нии 5. Акты о приемке в эксплуатацию объектов подписываются пред
седателем и всеми членами комиссии. При наличии у отдельных чле
нов комиссии возражений их необходимо рассмотреть до утвержде
ния акта о приемке с участием органов, представителями которых яв
ляются эти члены комиссии.

4.25. Председатель Государственной приемочной комиссии дол
жен представить в орган, назначивший Государственную приемочную 
комиссию:

а) акт о приемке объекта в эксплуатацию,
б) краткую докладную записку к акту о приемке, содержащую выво

ды комиссии о подготовленности объекта к нормальной эксплуатации, 
обеспеченности его необходимыми для эксплуатации материально- 
техническими ресурсами, а также кадрами и предназначенными для их 
обслуживания санитарно-бытовыми помещениями, пунктами питания, 
жилыми и общественными зданиями;
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в) предложения о дальнейшем использовании опыта проектирова
ния и строительства вводимого в эксплуатацию объекта, а также о ме
рах по обеспечению освоения проектной мощности предприятия (его 
очереди, пускового комплекса) в сроки, установленные нормами про
должительности освоения проектных мощностей вводимых в действие 
предприятий;

г) предложения (в необходимых случаях) об улучшении качества 
применяемого оборудования, о повышении рентабельности предприя
тий и долговечности зданий и сооружений, а также об улучшении тех
нологических процессов производства и других проектных решений;

д) проект решения органа, назначившего Государственную приемоч
ную комиссию, об утверждении акта о приемке объекта в эксплуата
цию.

Акт о приемке в эксплуатацию объекта и докладную записку к нему 
необходимо составлять в пяти экземплярах, два из которых вместе с 
проектом решения представлять в орган, назначивший Государствен
ную приемочную комиссию, два —  передать заказчику (застройщику) и 
один — генеральному подрядчику.

4 .26 . Рассмотрение акта о приемке в эксплуатацию объектов, при
нятие решений по результатам рассмотрения возражений отдельных 
членов комиссии и утверждение актов органами, назначившими эти 
комиссии, следует производить, по объектам производственного на
значения —  в срок не более месяца, а по объектам жилищно-граждан
ского назначения — в срок не более 7 дней после подписания актов.

Объекты, по которым указанные сроки истекли, считаются неприня
тыми и по ним назначаются государственные приемочные комиссии 
повторно.

4 .27 . Акты о приемке в эксплуатацию объектов утверждаются ре
шением (приказом, постановлением и др.) органов, назначивших ко
миссии.

4 .28 . В отчетность о выполнении плана ввода в действие мощнос
тей и основных фондов включаются только те объекты, акты о приемке в 
эксплуатацию которых утверждены органами, назначившими комиссию.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

ПО ИНОСТРАННЫМ ЛИЦЕНЗИЯМ,
НА БАЗЕ КОМПЛЕКТНОГО ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

И НА ОСНОВЕ КОМПЕНСАЦИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ 
И КОНТРАКТОВ С ИНОСТРАННЫМИ ФИРМАМИ

5 .1 . Законченные строительством объекты до приемки их в эксп
луатацию государственными приемочными комиссиями принимаются 
рабочими комиссиями, назначаемыми заказчиками.
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В состав рабочих комиссий включаются представители заказчика 
(застройщика) —  председатель комиссии, эксплуатационной организа
ции, генерального подрядчика, субподрядных организаций, исполкома 
районного (городского) Совета народных депутатов, генерального про
ектировщика, органов государственного санитарного надзора, органов 
государственного пожарного надзора, Государственной инспекции по 
охране атмосферного воздуха при Государственном комитете СССР по 
гидрометеорологии и контролю природной среды, органов по регулиро
ванию использования и охране вод системы Министерства мелиорации 
и водного хозяйства СССР, технической инспекции труда соответствую
щего ЦК или совета профсоюзов, профсоюзной организации заказчика 
(застройщика) или эксплуатационной организации, финансирующего 
банка, а также представители органов надзора и организаций, которым 
подконтролен принимаемый объект (Госгортехнадзора СССР, органов 
рыбоохраны Министерства рыбного хозяйства СССР и др.)

5 .2. Приемка в эксплуатацию объектов рабочими комиссиями про
изводится после окончания строительства в соответствии с проектом, 
после устранения недоделок и начала выпуска продукции на установ
ленном оборудовании

5.3 . Акт рабочей комиссии утверждается министерством (ведом- 
ством)-заказчиком и является основанием для включения в государ
ственную отчетность введенных в действие производственных мощно
стей и основных фондов по принятым объектам.

Рассмотрение и утверждение министерством (ведомством)-заказ- 
чиком актов о приемке в эксплуатацию объектов, принятых рабочими 
комиссиями, производится в срок не более месяца.

5 .4 . В период, предусмотренный контрактом для отработки техно
логического процесса и освоения проектной мощности, объем выпуска 
продукции по объекту, принятому рабочей комиссией, устанавливается 
заказчиком с учетом выполнения условий контракта.

5 .5 . Заказчики и генеральные подрядные строительные организа
ции несут ответственность за своевременное выполнение работ, необ
ходимость в которых возникает в период отработки технологического 
процесса и освоения проектной мощности объекта.

5 .6 . Приемка объектов государственными приемочными комисси
ями производится после подписания представителями Министерства 
внешней торговли СССР и заказчика с иностранными фирмами-по- 
ставщиками протоколов о выполнении ими обязательств, предусмот
ренных контрактами.

Назначение государственных приемочных комиссий производится 
в порядке, установленном разд. 4 настоящих правил.

5 .7 . При принятии иностранными фирмами-поставщиками обяза
тельств только по поставке оборудования приемка в эксплуатацию
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объектов, на которых установлено это оборудование, производится го
сударственными приемочными комиссиями в порядке, установленном 
настоящими правилами для объектов, сооружаемых на отечественном 
оборудовании

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, СООРУЖАЕМЫХ НА БАЗЕ СЛОЖНОГО 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

6.1. Особые условия приемки в эксплуатацию объектов, сооружае
мых на базе сложного отечественного оборудования, распространяют
ся только на предприятия, предусмотренные в перечнях министерств и 
ведомств СССР и советов министров союзных республик, утвержден
ных ими по согласованию с ГКНТ СССР, Госстроем СССР, Госпланом 
СССР и министерствами СССР, осуществляющими строительно-мон
тажные работы.

Отнесение объектов к числу сооружаемых на базе сложного отече
ственного оборудования производится в порядке, изложенном в обя
зательном приложении 8.

6.2. Законченные строительством (реконструкцией, расширением) 
объекты, сооружаемые на базе сложного отечественного оборудования, 
до приемки их в эксплуатацию государственными приемочными комис
сиями принимаются рабочими комиссиями, назначаемыми заказчиками.

6.3. Состав рабочих комиссий устанавливается в соответствии с 
п. 3.2.

6.4. Приемка в эксплуатацию указанных объектов рабочими ко
миссиями производится после окончания строительства в соответствии 
с проектом, устранения недоделок, начала выпуска продукции на уста
новленном оборудовании и оформляется актом. Акты рабочих комис
сий утверждаются министерствами (ведомствами)-заказчиками в ме
сячный срок после их подписания и являются основанием для включе
ния в государственную отчетность введенных в действие производ
ственных мощностей и основных фондов по принятым объектам. В ука
занных актах устанавливаются сроки доведения мощностей предприя
тий до уровней, соответствующих нормам освоения проектных мощно
стей в начальный период.

6.5. Заказчики и генеральные подрядные строительные организа
ции несут ответственность за своевременное выполнение работ, необ
ходимость в которых возникает в период отработки технологического 
процесса и освоения проектной мощности предприятия

6 .6 . Приемка в эксплуатацию законченных строительством объек
тов, сооружаемых на базе сложного отечественного оборудования, 
государственными приемочными комиссиями производится в поряд
ке, установленном настоящими правилами, при достижении предпри-
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ятиями устойчивой работы по выпуску продукции в объеме, соответ
ствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный пе
риод.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМКОЙ

7.1. Законченные строительством объекты жилищно-гражданско
го назначения до предъявления их Государственной приемке принима
ются приемочными комиссиями, назначаемыми заказчиком.

7.2. Состав приемочных комиссий назначается в соответствии с 
п. 4.14 настоящего СНиП (без представителей органов государствен
ного архитектурно-строительного контроля) Председателем приемоч
ной комиссии назначается представитель заказчика (застройщика), а 
его заместителем —  архитектор —  автор проекта

Приемка объектов приемочными комиссиями производится при их 
полной готовности в соответствии с утвержденными проектами.

7 .3 . Заказчик и генеральный подрядчик предъявляют приемочным 
комиссиям документацию, перечисленную в п. 4.17 СНиП 3 01.04-87 
(кроме акта о приемке в эксплуатацию зданий, сооружений и помеще
ний, указанных в п. 1.6 настоящего СНиП, справок об устранении недо
делок и фактической стоимости строительства).

Акты о приемке зданий, сооружений, смонтированного оборудова
ния и сводные материалы о готовности объекта составляются при
емочными комиссиями.

7.4. Приемка объектов приемочными комиссиями оформляется 
актом, составленным по форме, приведенной в обязательном приложе
нии 9.

7.5. Законченные строительством объекты после приемки их при
емочными комиссиями не более чем в 5-дневный срок предъявляются 
заказчиком совместно с генеральным подрядчиком Государственной 
приемке.

7.6. Объекты, принятые Государственной приемкой, подлежат вклю
чению в государственную отчетность после утверждения акта о прием
ке их в эксплуатацию исполкомом местного Совета народных депута
тов Акт приемки объекта должен быть утвержден не позднее 7 дней 
после его подписания Государственной приемкой. Объекты, по кото
рым акты не утверждены в установленный срок, считаются не приняты
ми и по ним назначается повторная приемка.

7.7. Датой ввода в эксплуатацию объекта, принимаемого Государ
ственной приемкой, считается дата утверждения акта исполкомом ме
стного Совета народных депутатов.
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8. ЗАКРЫТИЕ СВОДНЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ

8 .1 . После ввода в эксплуатацию законченных строительством 
объектов, на которые имеются утвержденные отдельные проекты со 
сводными сметными расчетами стоимости к ним, указанные сводные 
сметные расчеты должны быть закрыты не позднее чем через 6 мес.

В этот же срок должны быть произведены все расчеты за смонти
рованное оборудование и выполненные строительно-монтажные ра
боты, предусмотренные утвержденным проектом.

8.2. При раздельных ассигнованиях на строительство объектов про
изводственного и жилищно-гражданского назначения, предусмотрен
ных в сметной документации, и вводе в эксплуатацию в полном объеме 
объектов только одного из указанных видов строительства закрытию 
подлежит соответствующий раздел сводки затрат.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Обязательное
А К Т

РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ 
ПОСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

г. 200 г.

Рабочая комиссия, назначенная___________________________

( н а и м е н о в а н и е  о р г а н и з а ц и и - з а к а з ч и к а  ( з а с т р о й щ и к а ) ,  н а з н а ч и в ш е й  

р а б о ч у ю  к о м и с с и ю )

решением от «__ »_________________  200__ г. № ____________

в составе.
председателя —  представителя заказчика (застройщика)____

(ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о , д о л ж н о с т ь )  

членов комиссии —  представителей.

генерального подрядчика_________________________________

(ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о ,  д о л ж н о с т ь )  

субподрядных (монтажных) организаций___________________

( ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о ,  д о л ж н о с т ь )  

эксплуатационной организации___________________________

(ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о ,  д о л ж н о с т ь )  

генерального проектировщика____________________

( ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о ,  д о л ж н о с т ь )  

органов государственного санитарного надзора___________

(ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о ,  д о л ж н о с т ь )
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органов государственного пожарного надзора

( ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о ,  д о л ж н о с т ь )

технической инспекции труда ЦК или совета профсоюзов

( ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о ,  д о л ж н о с т ь )

профсоюзной организации заказчика или эксплуатационной орга 
низации ________________________________________________________

( ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о ,  д о л ж н о с т ь )

других заинтересованных органов надзора и организаций

(ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о ,  д о л ж н о с т ь )

УСТАНОВИЛА
1 Генеральным подрядчиком

( н а и м е н о в а н и е  о р г а н и з а ц и и  и л и  е е  в е д о м с т в е н н а я  п о д ч и н е н н о с т ь )

предъявлено к приемке следующее оборудование _________

[ п е р е ч е н ь  о б о р у д о в а н и я  и  е г о  к р а т к а я  т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а

(п р и  н е о б х о д и м о с т и  п е р е ч е н ь  у к а з ы в а е т с я  в  п р и л о ж е н и и ) ]

смонтированное в ________________________________________

( н а и м е н о в а н и е  з д а н и я ,  с о о р у ж е н и я ,  ц е х а )

входящего в со ста в__________________________________________.
( н а и м е н о в а н и е  п р е д п р и я т и я ,  е г о  о ч е р е д и ,  п у с к о в о г о  

к о м п л е к с а )

2. Монтажные работы выполнены_____________________________
( н а и м е н о в а н и е  м о н т а ж н ы х  о р г а н и з а ц и й

и  и х  в е д о м с т в е н н а я  п р и н а д л е ж н о с т ь )

3. Проектная документация разработана______________________
( н а и м е н о в а н и е  п р о е к т н ы х

о р г а н и з а ц и й  и  и х  в е д о м с т в е н н а я  п о д ч и н е н н о с т ь ,  н о м е р а  ч е р т е ж е й  и  д а т ы  и х

с о с т а в л е н и я )
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4. Дата начала монтажных работ_____________________________ .
( м е с я ц  и  г о д )

Дата окончания монтажных работ_____________________________ .
( м е с я ц  и  г о д )

Рабочей комиссией произведены следующие дополнительные ис
пытания оборудования (кроме испытаний, зафиксированных в испол
нительной документации, представленной генподрядчиком).

( н а и м е н о в а н и е  и с п ы т а н и й )

Решение рабочей комиссии

Работы по монтажу предъявляемого оборудования выполнены в 
соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и пра
вилами, техническими условиями и отвечают требованиям приемки для 
его комплексного опробования.

Предъявленное к приемке оборудование, указанное в поз. 1 насто
ящего акта, считать принятым с «__ » ______________ 200 __ г.
для комплексного оборудования

Председатель рабочей комиссии
( п о д п и с ь )

Члены рабочей комиссии

( п о д п и с и )

Сдали
представители генерального 
подрядчика и субподрядчика 
организаций.

Приняли
представители заказчика 
(застройщика).

(подписи) ( п о д п и с и )
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Обязательное
АКТ

РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ 
ПОСЛЕ КОМПЛЕКСНОГО ОПРОБОВАНИЯ

г. 200 г.

Рабочая комиссия, назначенная

[ н а и м е н о в а н и е  о р г а н и з а ц и и - з а к а з ч и к а  (з а с т р о й щ и к а ), н а з н а ч и в ш е й  

р а б о ч у ю  к о м и с с и ю ]

решением от «__ »_________________  200 __ г. № ____________

в составе:
председателя —  представителя заказчика (застройщика)____

(ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о ,  д о л ж н о с т ь )

членов комиссии —  представителей:

генерального подрядчика_________________________________

(ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о ,  д о л ж н о с т ь )

субподрядных (монтажных) организаций___________________

(ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о ,  д о л ж н о с т ь )

эксплуатационной организации___________________________

(ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о ,  д о л ж н о с т ь )

генерального проектировщика____________________________

(ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о ,  д о л ж н о с т ь )

органов государственного санитарного надзора

(ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о ,  д о л ж н о с т ь )
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органов государственного пожарного надзора _________________

— -- ---  1

( ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о ,  д о л ж н о с т ь )

технической инспекции труда ЦК или совета профсоюзов_______

■ —  . j

(ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о , д о л ж н о с т ь )

профсоюзной организации заказчика или эксплуатационной орга
низации _________________________________________________________

- . - _ »
(ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о ,  д о л ж н о с т ь )

других заинтересованных органов надзора и организаций_______

( ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о ,  д о л ж н о с т ь )

УСТАНОВИЛА*
1. Оборудование:_____________________________ ______ ________

- i
[ н а и м е н о в а н и е  о б о р у д о в а н и я ,  т е х н о л о г и ч е с к о й  л и н и и ,  у с т а н о в к и ,  а г р е г а т а  

( п р и  н е о б х о д и м о с т и  у к а з ы в а е т с я  в  п р и л о ж е н и и  к  а к т у ) ]

смонтированное в ____________________________________________

( н а и м е н о в а н и е  з д а н и я ,  с о о р у ж е н и я ,  ц е х а )  

входящего в со ста в__________________________________________

—  —  I

( н а и м е н о в а н и е  п р е д п р и я т и я ,  е г о  о ч е р е д и ,  п у с к о в о г о  к о м п л е к с а )

прошло комплексное опробование, включая необходимые пускона
ладочные работы, совместно с коммуникациями

с « __ » _____________  2 00___ г. по « ___ » ___________  2 00_г.

в течение__________ _  в соответствии с установленным заказчиком
( д н и  и л и  ч а с ы )

порядком и по __________________________________________________
( н а и м е н о в а н и е  д о к у м е н т а ,  п о  к о т о р о м у  п р о в о д и л о с ь

к о м п л е к с н о е  о п р о б о в а н и е )
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2 Комплексное опробование, включая необходимые пусконаладоч
ные работы, выполнено _________________________________________

( н а и м е н о в а н и е  о р г а н и з а ц и и - з а к а з ч и к а ,  п у с к о н а л а д о ч н о й  о р г а н и з а ц и и )

3 Дефекты проектирования, изготовления и монтажа оборудова
ния (при необходимости указываются в приложении . . .  к акту), выяв
ленные в процессе комплексного опробования, а также недоделки:

устранены

4 В процессе комплексного опробования выполнены дополнитель
ные работы, указанные в приложении . . к акту.

Решение рабочей комиссии

Оборудование, прошедшее комплексное опробование, считать го
товым к эксплуатации и выпуску продукции (оказанию услуг), пре
дусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освое
ния проектных мощностей в начальный период и принятым с «_»
____________  200_ г. для предъявления Государственной приемоч

ной комиссии к приемке в эксплуатацию.

Председатель рабочей комиссии 

Члены рабочей комиссии:_____
( п о д п и с ь )

(подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Обязательное

А К Т
РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ГОТОВНОСТИ 

ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЗДАНИЯ, 
СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

г. 200 г.

Рабочая комиссия, назначенная

[ н а и м е н о в а н и е  о р г а н и з а ц и и - з а к а з ч и к а  ( з а с т р о й щ и к а ) ,  н а з н а ч и в ш е й  

р а б о ч у ю  к о м и с с и ю ]
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решением от «__ »_________________  2 0 0__ г. № ________

в составе:
председателя —  представителя заказчика (застройщика)

( ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о ,  д о л ж н о с т ь )

членов комиссии —  представителей.
генерального подрядчика_____________________________

( ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о ,  д о л ж н о с т ь )  

субподрядных (монтажных) организаций______

( ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о ,  д о л ж н о с т ь )  

эксплуатационной организации______________

( ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о ,  д о л ж н о с т ь )  

генерального проектировщика_______________

( ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о ,  д о л ж н о с т ь )  

органов государственного санитарного надзора

( ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о ,  д о л ж н о с т ь )  

органов государственного пожарного надзора _

( ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о ,  д о л ж н о с т ь )

Государственной инспекции по охране атмосферного воздуха при 
Государственном комитете СССР по гидрометеорологии и контролю 
природной среды (по объектам производственного назначения)____

(фамилия, имя, отчество должность) 

технической инспекции труда ЦК или совета профсоюзов

(фамилия, имя, отчество, должность)
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профсоюзной организации заказчика или эксплуатационной орга

низации _________________________________________________________

- — .—  - -  - _____ I

(ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о ,  д о л ж н о с т ь )

других заинтересованных органов надзора и организаций_______

( ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о ,  д о л ж н о с т ь )  

руководствуясь правилами, изложенными в СНиП 3.01.04-87, 

УСТАНОВИЛА*

1. Генеральным подрядчиком__________________________________
( н а и м е н о в а н и е  о р г а н и з а ц и и  и  е е

в е д о м с т в е н н а я  п о д ч и н е н н о с т ь )

предъявлено к приемке в эксплуатацию законченное строительством

- —  - —  — —  1
( н а и м е н о в а н и е  з д а н и я ,  с о о р у ж е н и я )

входящего в состав______________________________________________ .
( н а и м е н о в а н и е  о б ъ е к т а )

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком,

выполнившим____________________________________________________,
( в и д ы  р а б о т )

и его субподрядными организациями_____________________________

... -—  »
( н а и м е н о в а н и е  о р г а н и з а ц и й  и  и х  в е д о м с т в е н н а я  п о д ч и н е н н о с т ь )

выполнившими __________________________________________________.
( в и д ы  р а б о т )

3. Проектно-сметная документация на строительство разработана

проектными организациями______________________________________

(н а и м * ч * п в а н 1к- ip* ^ ь и а а ц и й  *i и у  в е д о м с т в е н н а я  г ю д ч и н е ч н о (  гь)
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4. Строительство осуществлялось по проекту________________
[ н о м е р  п р о е к т а ,

н о м е р  с е р и и  ( п о  т и п о в ы м  п р о е к т а м ) ]  

5 Проектно-сметная документация утверждена.

( н а и м е н о в а н и е  о р г а н а , у т в е р д и в ш е г о  д о к у м е н т а ц и ю  н а  о б ъ е к т  в  ц е л о м )

« __  » ______________  2 0 0___ г. № ____________________________

6 Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ_________________  , окончание р а б о т___________ .
( м е с я ц  и  г о д )  ( м е с я ц  и  г о д )

7. Рабочей комиссии представлена следующая документация:___

( п е р е ч е н ь  д о к у м е н т о в  в  с о о т в е т с т в и и  с  п  3  5  С Н и П  3  01  0 4 - 8 7  и л и  н о м е р

п р и л о ж е н и я  к  а к т у )

Указанные документы являются обязательным приложением к на
стоящему акту

8. Здание, сооружение имеет следующие показатели.

(м о щ н о с т ь , п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь , п р о и з в о д с т в е н н а я  п л о щ а д ь , п р о т я ж е н н о с т ь ,

в м е с т и м о с т ь  и  т . п )

9 Технологические и архитектурно-строительные решения по зда
нию, сооружению характеризуются следующими данными

( к р а т к и е  т е х н и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и  п о  п л а н и р о в к е ,  э т а ж н о с т и ,

о с н о в н ы м  м а т е р и а л а м  и  к о н с т р у к ц и я м ,  и н ж е н е р н о м у  и  т е х н о л о г и ч е с к о м у

о б о р у д о в а н и ю )

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке пос
ле индивидуального испытания и комплексного опробования рабочи
ми комиссиями (перечень актов приведен в приложении . . .  к настоя
щему акту) в количестве.

по проекту___________________  единиц,

фактически __________________  единиц
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11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасно- 
сти, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и ан
тисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом__________

( с в е д е н и я  о  в ы п о л н е н и и )

Характеристика мероприятий приведена в приложении . . .  к акту.
12. Выявленные дефекты и недоделки должны быть устранены в 

сроки, указанные в приложении . . .  к акту.
13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной доку

ментации.
все го ____________тыс. руб , в том числе строительно-монтажных

работ_______________ тыс. руб , оборудования, инструмента и инвен

таря ________________ тыс. руб.

Решение рабочей комиссии

( н а и м е н о в а н и е  з д а н и я , с о о р у ж е н и я )

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для 
предъявления Государственной приемочной комиссии.

Председатель рабочей комиссии_________________________________
( п о д п и с ь )

Члены рабочей комиссии: ______________________________________

( п о д п и с и )

Сдали
представители генерального 
подрядчика и субподрядных 
организаций:

Приняли
представители заказчика 
(застройщика):

( п о д п и с и ) ( п о д п и с и )
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  4  

Обязательное

«У Т В Е Р Ж Д А Ю »

(ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о  и  

д о л ж н о с т ь  л и ц а , у т в е р ж д а 

ю щ е г о  а к т)

« » _______  200 г.

А К Т
РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЗДАНИЯ, 
СООРУЖЕНИЯ, ПОМЕЩЕНИЯ

г. 200 г.

Рабочая приемочная комиссия, назначенная

[ н а и м е н о в а н и е  о р г а н и з а ц и и - з а к а з ч и к а  ( з а с т р о й щ и к а ) ,  н а з н а ч и в ш е й  

р а б о ч у ю  к о м и с с и ю ]

решением от «__ »_________________  200 __ г. № ____________

в составе:
председателя —  представителя заказчика (застройщика)____

(ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о ,  д о л ж н о с т ь )

членов комиссии —  представителей: 
генерального подрядчика___________________

(ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о ,  д о л ж н о с т ь )  

субподрядных организаций_________________

(ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о ,  д о л ж н о с т ь )



СНиП 3.01.04-87 С. 33

эксплуатационной организации _______________________________

—  ■—  I

(ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о ,  д о л ж н о с т ь )

генерального проектировщика________________________________

( ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о ,  д о л ж н о с т ь )

органов государственного санитарного надзора_______________

-  —  ■■ 1 
( ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о ,  д о л ж н о с т ь )

органов государственного пожарного надзора_________________

———--- - —  ... .......  —  >
(ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о , д о л ж н о с т ь )

Государственной инспекции по охране атмосферного воздуха при 
Государственном комитете СССР по гидрометеорологии и контролю 
природной среды (по объектам производственного назначения)____

(ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о , д о л ж н о с т ь )

технической инспекции труда ЦК или совета профсоюзов_______

_____ —  ____  __ _____  ____ I

(ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о , д о л ж н о с т ь )

профсоюзной организации заказчика или эксплуатационной орга

низации _ _ _ ________________________________________________ ,
(ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о ,  д о л ж н о с т ь )

других заинтересованных органов надзора и организаций_______

. . ._ . ... ___ I

(ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о , д о л ж н о с т ь )  

руководствуясь правилами, изложенными в СНиП 3.01.04-87,

УСТАНОВИЛА:
1. Генеральным подрядчиком_________________________________

( н а и м е н о в а н и е  о р г а н и з а ц и и  и  е е

в е д о м с т в е н н а я  п о д ч и н е н н о с т ь )
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предъявлено к приемке в эксплуатацию законченное строительством

( н а и м е н о в а н и е  з д а н и я ,  с о о р у ж е н и я  и  п о м е щ е н и я )

входящего в состав_________________________________________ .
( н а и м е н о в а н и е  о б ъ е к т а )

2 Строительство произведено на основании решения (постанов

ления, распоряжения, приказа) от« _ » ____________  200 _г

№ ____________________________  _______________________________________________________________________________________________ .

( н а и м е н о в а н и е  о р г а н а , в ы н е с ш е г о  р е ш е н и е )

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, вы

полнившим _____________________________________________________ ,
( в и д ы  р а б о т )

и субподрядными организациями_________________________________

( н а и м е н о в а н и е  о р г а н и з а ц и й  и  и х  в е д о м с т в е н н а я  п о д ч и н е н н о с т ь )

выполнившими _________________________________________________
( в и д ы  р а б о т )

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана 

проектными организациями______________________________________

( н а и м е н о в а н и е  п р о е к т н ы х  о р г а н и з а ц и й  и  и х  в е д о м с т в е н н а я  п о д ч и н е н н о с т ь )

5. Строительство осуществлялось по проекту________________
[ н о м е р  п р о е к т а ,

н о м е р  с е р и и  ( п о  т и п о в ы м  п р о е к т а м ) ]

6. Проектно-сметная документация утверждена________________
( н а и м е н о в а н и е  о р г а н а ,

у т в е р д и в ш е г о  п р о е к т н о - с м е т н у ю  д о к у м е н т а ц и ю  н а  о б ъ е к т  в  ц е л о м )  

« __ »________________ 200 __ г. N9______________

7 Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки, 

начало работ_________________; окончание работ_________
( м е с я ц  и  г о д ) ( м е с я ц  и  г о д )



СНиП 3.01.04-87 С. 35

при продолжительности строительства, мес:
по норме или по П О С _____________________________________

фактически ______________________________________________

8. Рабочей комиссии представлена следующая документация:

( п е р е ч е н ь  д о к у м е н т о в  в  с о о т в е т с т в и и  с  п. 3 . 5  С Н и П  3 . 0 1 . 0 4 - 8 7  и л и  н о м е р  

п р и л о ж е н и я  к  а к т у )

9. Предъявленное к приемке в эксплуатацию здание, сооружение, 

помещение имеет следующие показатели. ________________________

(м о щ н о с т ь , п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь ,  п р о и з в о д с т в е н н а я  п л о щ а д ь ,  п р о т я ж е н н о с т ь ,

в м е с т и м о с т ь  и  т  п  )

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по зда
нию, сооружению, помещению характеризуются следующими данными:

( к р а т к и е  т е х н и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и  п о  п л а н и р о в к е ,  э т а ж н о с т и ,  о с н о в н ы м

м а т е р и а л а м  и  к о н с т р у к ц и я м ,  и н ж е н е р н о м у  и  т е х н и ч е с к о м у  о б о р у д о в а н и ю )

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке пос
ле индивидуального испытания и комплексного опробования рабочи
ми комиссиями (перечень актов приведен в приложении . . .  к настоя
щему акту) в количестве.

по проекту________________ единиц;

фактически _______________ единиц.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасно-
сти, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и 
антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _______

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении . . .  к акту.

13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водо
снабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснаб
жения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию здания, соору
жения, помещения и приняты городскими эксплуатационными органи-
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зациями Перечень справок городских эксплуатационных организаций 
приведен в приложении . к акту.

14. Недоделки и дефекты устранены.

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной доку
ментации:

всего _______________тыс. руб , в том числе строительно-монтаж

ных работ_______________тыс руб., оборудования, инструмента и ин

вентаря_________________тыс. руб.

16. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуа

тацию   тыс. руб., в том числе: стоимость строитель

но-монтажных работ________________тыс. руб , стоимость оборудова

ния, инструмента и инвентаря________________тыс. руб.

17. Экономический эффект от внедрения мероприятий подрядчика,
удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию здании, 
сооружении, помещении _______________тыс. руб.

Решение рабочей комиссии

Предъявленное к приемке_____________________________________
( н а и м е н о в а н и е  з д а н и я , с о о р у ж е н и я , 

п о м е щ е н и я )

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Председатель рабочей комиссии 

Члены рабочей комиссии._____

( п о д п и с ь )

( п о д п и с и )
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  5  

О б я з а т е л ь н о е

« У Т В Е Р Ж Д Е Н »

[ д а т а  и  н о м е р  р е ш е н и я  (п р и к а з а , 

п о с т а н о в л е н и я  и  д р ), ф а м и л и я , 

и м я , о т ч е с т в о  и  д о л ж н о с т ь  л и ц а ,  

п о д п и с а в ш е г о  р е ш е н и е  ( п р и к а з ,  

п о с т а н о в л е н и е  и  д р .  )]

А К Т
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ 

В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

от «___ » ____________  200__ г _______________________________
( м е с т о н а х о ж д е н и е  о б ъ е к т а )

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (при

казом, постановлением и др ) от « __ »________________  200 _г

N ° ______________________________________________________________
( н а и м е н о в а н и е  о р г а н а ,  н а з н а ч и в ш е г о  к о м и с с и ю )

в составе:
председателя___________________________  ________________ ,

( ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о )  ( д о л ж н о с т ь )

членов комиссии —  представителей: 
заказчика (застройщика)

( ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о )  ( д о л ж н о с т ь )

эксплуатационной организации

( ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о )  ( д о л ж н о с т ь )

генерального подрядчика

(ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о ) ( д о л ж н о с т ь )
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генерального проектировщика

(ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о )  ( д о л ж н о с т ь )

органов государственного санитарного надзора

(ф а м и л и я , имя, о т ч е с т в о )  ( д о л ж н о с т ь )

органов государственного пожарного надзора

(ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о )  ( д о л ж н о с т ь )

Государственной инспекции по охране атмосферного воздуха при 
Государственном комитете СССР по гидрометеорологии и контролю 
природной среды (по объектам производственного назначения)

(ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о )  ( д о л ж н о с т ь )

исполкома районного (городского) Совета народных депутатов (по 
объектам производственного назначения) или органов госархстрой- 
контроля, районного архитектора (по объектам жилищно-гражданского 
назначения)

(ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о )  ( д о л ж н о с т ь )

технической инспекцией труда соответствующего ЦК или совета 
профсоюзов (по объектам производственного назначения)

(ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о )  ( д о л ж н о с т ь )

профсоюзной организации заказчика (застройщика) или эксплуа
тационной организации (по объектам производственного назначения), 
или профсоюзной организации заказчика (застройщика), или соответ
ствующего совета профсоюзов (по объектам жилищно-гражданского 
назначения)

(ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о )  ( д о л ж н о с т ь )

финансирующего банка (по объектам производственного назначения)

—  —  _______  —  _____________ _ _  _________________________ ,

(ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о )  ( д о л ж н о с т ь )

органов по регулированию использования и охране вод системы 
Минводхоза СССР (по объектам производственного назначения)

(ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о ) ( д о л ж н о с т ь )
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других заинтересованных органов и организаций (согласно пп. 4.13, 
4.14 СНиП 3.01.04-87)

—  —  - -—  J

(ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о )  ( д о л ж н о с т ь )

руководствуясь правилами, изложенными в СНиП 3.01.04-87,

УСТАНОВИЛА.
1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)_________

( н а и м е н о в а н и е  о р г а н и з а ц и и  и  е е  в е д о м с т в е н н а я  п о д ч и н е н н о с т ь )  

предъявлен к приемке в эксплуатацию_______________________

[ н а и м е н о в а н и е  о б ъ е к т а  и  в и д  с т р о и т е л ь с т в а  ( н о в о е , р а с ш и р е н и е , 

р е к о н с т р у к ц и я ,  т е х н и ч е с к о е  п е р е в о о р у ж е н и е ) ]

по адресу.______________________________________________________ .
[ о б л а с т ь ,  р а й о н ,  н а с е л е н н ы й  п у н к т , м и к р о р а й о н ,  к в а р т а л ,  

у л и ц а , н о м е р  д о м а  ( к о р п у с а ) ]

2 Строительство произведено на основании решения (приказа, 
постановления и др.)
от «___ » _______________ 2 0 0 ___ г. № ________________ .

( н а и м е н о в а н и е  о р г а н а ,  в ы н е с ш е г о  р е ш е н и е )

и в соответствии с разрешением на производство строительно-мон
тажных работ (для объектов жилищно-гражданского назначения)

от «___ » _______________ 2 0 0___ г. № ________________ .

( н а и м е н о в а н и е  о р г а н а ,  в ы д а в ш е г о  р а з р е ш е н и е )

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком

( н а и м е н о в а н и е  о р г а н и з а ц и и  и  е е  в е д о м с т в е н н а я  п о д ч и н е н н о с т ь )

выполнившим_______________________________________________
( в и д ы  р а б о т )

и субподрядными организациями____________________________
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[наименование организаций и их ведомственная подчиненность, виды работ, 
выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех 

перечень их указывается в приложении  . к акту)]

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана

генеральным п р о е кти р о в щ и ко м _______________________________________

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим________________________________________
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями________________________

[наименование организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные 
части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень 

их указывается в приложении к акту)]

5 Исходные данны е для проектирования выданы

[наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их 
ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе органи

заций свыше трех перечень их указывается в приложении . к акту)]

6 Строительство осущ ествлялось по проекту (типовому, индивиду

альному, повторно применяемому) ____________________________________

[номер проекта, номер серии (по типовым проектам), для индивидуального 
проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наиме

нование органа, разреш ивш его применение этого проекта]

7 П роектно-сметная документация утве рж д ен а ___________________

[наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на 
объект (очередь, пусковой комплекс)]

« ____  » ____________  200___г № ____________
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8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ_________________ ; окончание р аб от__________
( м е с я ц  и  г о д )  ( м е с я ц  и  г о д )

при продолжительности строительства, мес.

по норме или по ПОС__________________ ; ф актически___________ .

9. Государственной приемочной комиссии представлена следую

щая документация:

( п е р е ч е н ь  д о к у м е н т о в  в  с о о т в е т с т в и и  с  п  4 . 1 7  С Н и П  3  0 1 .0 4 - 8 7 )

Указанные документы являются обязательным приложением к на
стоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следу
ющие основные показатели мощности, производительности, производ
ственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной 
способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.; [за
полняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измере
ния соответственно целевой продукции или основным видам услуг]:

Мощность, 
производи
тельность 

И т д

Единица
измере

ния

По проекту Фактически

общая 
(с учетом 

ранее 
принятых)

в том числе 
пускового 
комплекса 

или очереди

общая 
(с учетом 

ранее 
принятых)

в том числе 
пускового 
комплекса 

или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом, в 
объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в

начальный период_________________________________________________

( ф а к т  н а ч а л а  в ы п у с к а  п р о д у к ц и и  с  у к а з а н и е м  о б ъ е м а )
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Предъявляемый к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет сле
дую щ ие показатели:

Показателе Единица
измерения

По проекту Фактически

Общая площадь м2
Число этажей этаж
Общий строительный объем м3

В том числе подземной части »
Площадь встроенных, встроенно- м2
пристроенных и пристроенных
помещений

Показатели

По проекту Фактически

Число
квар-
тир

Площадь 
квартир, м2 Число

квар-
тир

Площадь 
квартир, м2

общая жилая общая жилая

Всего квартир 
В том числе, 

одноком
натных 
двухкомнат
ных
трехкомнат
ных
четырех
комнатных 
и более

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объ

екту характеризуются следующ ими данны м и.________________________

( к р а т к и е  т е х н и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и  п о  о с о б е н н о с т я м  е г о  р е ш е н и я , п о  

п л а н и р о в к е , э т а ж н о с т и , о с н о в н ы м  м а т е р и а л а м  и  к о н с т р у к ц и я м ,  и н ж е н е р н о м у  и  

т е х н о л о г и ч е с к о м у  о б о р у д о в а н и ю )



СНиП 3.01,04-87 С. 43

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудо
вание в количестве согласно актам о его приемке после индивидуаль
ного испытания и комплексного опробования (перечень указанных ак
тов приведен в приложении . . .  к настоящему акту)

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасно-
сти, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и ан
тисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом__________

( с в е д е н и я  о  в ы п о л н е н и и )

Характеристика мероприятий приведена в приложении . . .  к акту.
14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водо

снабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснаб
жения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и при
няты городскими эксплуатационными организациями. Перечень спра
вок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении 
. . .  к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, уст
ранены

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъезд
ных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных 
площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть 
выполнены.

Виды работ
Единица

измерения Объем работ Срок выполнения

17 Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной доку
ментации.

всего _______________тыс. руб., в том числе: строительно-монтаж
ных работ_______________тыс. руб., оборудования, инструмента и ин
вентаря_________________тыс. руб.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуа
тацию  тыс руб., в том числе стоимость строитель
но-монтажных работ________________тыс. руб., стоимость оборудова
ния, инструмента и инвентаря________________тыс. руб.

19 Экономический эффект от внедрения мероприятий подрядчика, 
удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте, 
__________________ тыс руб.
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20. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответству
ющей документацией даны оценки прогрессивности решений:

технологических______________________________________________
( п о  ж и л ы м  д о м а м  н е  з а п о л н я е т с я )

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по 
применению материалов и конструкций)

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке 

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

( н а и м е н о в а н и е  о б ъ е к т а )

Председатель Государственной
приемочной комиссии________________________

( п о д п и с ь )

Члены Государственной
приемочной комиссии._______________________

( п о д п и с и )

Извлечение из постановления Сове
та М инистров С С С Р  от 23 января 
1981 г. №  105 «О приемке в эксплуа
тацию законченных строительством  
объектов»

в случае нарушения правил приемки в эксплуатацию закончен
ных строительством объектов привлекать председателей и членов ко
миссий, а также лиц, вынуждающих к приемке в эксплуатацию объектов 
с нарушением правил, установленных настоящим постановлением, к 
административной, дисциплинарной и иной ответственности в соот
ветствии с действующим законодательством».
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 6 

Обязательное

РАБОТЫ, СРОК ИСПОЛНЕНИЯ КОТОРЫХ ДОПУСКАЕТСЯ 
К ПЕРЕНОСУ

Республика(зона, район) Виды работ Предельный срок 
выполнения работ

1. РСФСР (северная зона, 
см. обязательное при
ложение 7)

Устройство верхнего по
крытия подъездных дорог 
к зданиям, тротуаров, хо
зяйственных, игровы х и 
спортивных площадок; от
делка элементов фасадов 
зданий

1 сентября

2. РСФСР (кроме север
ной зоны)
Казахская ССР 
Украинская ССР 
Белорусская ССР 
Молдавская ССР 
Латвийская ССР 
Литовская ССР 
Эстонская ССР 
Высокогорные районы 
республик Закавказья и 
Средней Азии

Устройство верхнего по
крытия подъездных дорог 
к зданиям, тротуаров, хо
зяйственных, игровых и 
спортивных площадок; от
делка элементов фасадов 
зданий

1 июля

П р и м е ч а н и я .  1. Озеленение застраиваемых территорий выполняется 
в ближайший благоприятный агротехнический период, следующей за момен
том ввода объекта в эксплуатацию.

2. Предельные сроки выполнения работ указаны для ближайшего благо
приятного периода, следующего за моментом ввода объекта в эксплуатацию.

3. Конкретные сроки выполнения перенесенных работ устанавливаются 
государственными приемочными комиссиями

4 Под термином «верхнее покрытие» понимается завершающий слой кон
струкции дорожной одежды (верхний слой асфальтобетонного покрытия при 
многослойном покрытии, слой асфальтобетона при однослойном покрытии 
или бетонное покрытие), устраиваемый на прочном основании (щебеночном, 
гравийном, тощем бетоне и подобных им)

5. Указанный порядок переносов сроков выполнения отдельных видов 
работ распространяется также на объекты торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания населения, отнесенные к объектам производствен
ного назначения в соответствии с «Инструкцией о порядке составления пе
риодической и годовой статистической отчетности по капитальному строи
тельству». Часть I, ЦСУ СССР, 1986.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  7  

О б я з а т е л ь н о е

СЕВЕРНАЯ ЗОНА РСФСР

К северной зоне РСФСР относятся территории.
1. Европейский север. Мурманская область, Карельская АССР, Ар

хангельская область, Коми АССР.
2. Север Западной Сибири: север Тюменской области (Ямало-Не

нецкий и Ханты-Мансийский автономные округа), север Томской обла
сти (районы Александровский, Бакчарский, Верхнекетский, Каргасокс- 
кий, Колпашевский, Кривошеинский, Парабельский, Молчановский, Ча- 
инский)

3. Север Восточной Сибири север Красноярского края [Таймырс
кий (Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский автономные округа, районы 
Туруханский, Енисейский, Богучанский, Кежемский, Мотыгинский], север 
Иркутской области (районы Катангский, Бодайбинский, Казачинско-Ле- 
нинский, Киренский, Мамско-Чуйский, Нижнеилимский, Усть-Илимский, 
Усть-Кутский, Братский).

Север Бурятской АССР (районы Баунтовский, Северо-Байкальский).
Север Читинской области (районы Каларский, Тунгиро-Олекминс- 

кий, Тунгокоченский)
4 Дальневосточный север: Якутская АССР, Магаданская область, 

север Амурской области (районы Зейский, Селемджинский), север Ха
баровского края (районы Аяно-Майский, Охотский, Николаевский, им. 
Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканский, Ульчский), Камчатская область, 
север Сахалинской области (районы Охинский, Ногликский).

Кроме того, в состав северной зоны РСФСР включаются террито
рии островов Северного Ледовитого океана и его морей, а также Бе
рингова и Баренцева морей.

П Р И Л О Ж Е Н И Е  8  

О б я з а т е л ь н о е

ГКНТ СССР ГОССТРОЙ СССР ГОСПЛАН СССР СТРОЙБАНК СССР

ОБ ОТНЕСЕНИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
К КАТЕГОРИИ СЛОЖНОГО ПРИ РЕШЕНИИ ВОПРОСА 

О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ЗАКОНЧЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПРЕДПРИЯТИЙ

Государственный комитет СССР по науке и технике, Госстрой СССР, 
Госплан СССР и Стройбанк СССР устанавливают следующие критерии
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оценки сложного отечественного оборудования при решении вопроса 
о приемке в эксплуатацию законченных строительством предприятий 
с применением принципиально новых, впервые осваиваемых техноло
гических процессов производства продукции, сооружаемых в порядке, 
предусмотренном постановлением Совета Министров СССР от 16 июля 
1985 г. № 666.

Отечественное оборудование относится к категории сложного, если 
его установка приводит к дополнительным затратам времени для до
ведения мощности предприятия до уровня, соответствующего нормам 
продолжительности освоения проектной мощности в начальный пери
од, и оно отвечает следующим требованиям включено в именные пе
речни оборудования, утверждаемые Советом Министров СССР и Гос
планом СССР, основано на впервые применяемых конструктивных ре
шениях и предназначено для выпуска новой, впервые осваиваемой в 
народном хозяйстве продукции с высокими технико-экономическими 
показателями.

Законченные строительством предприятия, сооруженные на базе 
сложного отечественного оборудования, принимаются в эксплуата
цию в порядке, установленном постановлением Совета Министров 
СССР от 23 января 1981 г № 105, в случае, если предприятие с 
аналогичным оборудованием уже принималось в эксплуатацию в со
ответствии с постановлением Совета Министров СССР от 16 июля 
1985 г. № 666.

Заместитель 
Председателя 
Г о с у д а р -  
ственного ко
митета СССР 
по науке и 
технике

М.Г. Круглов

Заместитель 
Председателя 
Г о с с т р о я  
СССР

Л.А. Бибин

Заместитель 
Председателя 
Г о с п л а н а  
СССР

В.М. Серов

Заместитель
Председателя
П р а в л е н и я
С т р о й б а н к а
СССР

В.Н. Куликов
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  9  

Обязательное

«УТВЕРЖДАЮ»

(д а та , д о л ж н о с т ь ,  ф а м и л и я ,  

и м я , о т ч е с т в о  р у к о в о д и т е л я  

м е с т н о г о  С о в е т а  н а р о д н ы х  

д е п у т а т о в )

А К Т
О ПРИЕМКЕ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

г .___________  « _ » ______________200 ___ г.

Приемочная комиссия, назначенная____________________________

( н а и м е н о в а н и е  о р г а н и з а ц и и ,  н а з н а ч и в ш е й  п р и е м о ч н у ю  к о м и с с и ю )

решением (приказом) от « _»_____________  2 0 0_г. № ______
в составе:
председателя —  представителя заказчика (застройщика)___

( ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о ,  д о л ж н о с т ь )  

членов комиссии —  представителей:
генерального подрядчика_________________________________

( ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о ,  д о л ж н о с т ь )  

субподрядных организаций_______________________________

( ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о , д о л ж н о с т ь )  

эксплуатационной организации___________________________

( ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о ,  д о л ж н о с т ь )  

архитектор —  автор проекта (генеральный проектировщик)

( ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о ,  д о л ж н о с т ь )
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органов государственного санитарного надзора _______________

(ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о ,  д о л ж н о с т ь )

органов государственного пожарного надзора_________________

_ _ ... — -- — !
( ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о ,  д о л ж н о с т ь )

технической инспекцией труда ЦК или совета профсоюзов______

(ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о ,  д о л ж н о с т ь )

профсоюзной организации заказчика или эксплуатационной орга

низации ______________________________________________________ ,
(ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о ,  д о л ж н о с т ь )

предприятий Министерства связи СССР или союзной республики 

(ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о ,  д о л ж н о с т ь )

представителей привлеченных организаций____________________

(ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о ,  д о л ж н о с т ь )

руководствуясь правилами, изложенными в СНиП 3.01.04-87;--------

УСТАНОВИЛА:
1. Генеральным подрядчиком_________________________________

( н а и м е н о в а н и е  о р г а н и з а ц и и  и  е е  в е д о м с т в е н н а я  п о д ч и н е н н о с т ь )  

предъявлено к приемке в эксплуатацию законченное строительством

( н а и м е н о в а н и е  о б ъ е к т а )

2. Строительство произведено на основании решения (постановления) 
от «  » _____________  200___ г. № _______________ .

( н а и м е н о в а н и е  о р г а н а , в ы н е с ш е г о  р е ш е н и е )

в соответствии с решением органа Госархстройконтроля на про
изводство строительно-монтажных работ от « _» _________________
200_ г. в сроки
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начало р а б о т______________ , окончание работ________________
( м е с я ц  и  г о д )  ( м е с я ц  и  г о д )

при продолжительности строительства.

по н о р м е _______________ , фактически_________________ .

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком __

( н а и м е н о в а н и е  о р г а н и з а ц и и  и  е е  в е д о м с т в е н н а я  п о д ч и н е н н о с т ь )  

выполнившим________________________________________________
( в и д ы  р а б о т )

и субподрядными организациями__________________________________
( н а и м е н о в а н и е  о р г а н и з а ц и й )

по типовому (индивидуальному) проекту, серии_________________ ___
( н о м е р  с е р и и )

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана

проектными организациями_________________________ и утверждена
( н а и м е н о в а н и е  о р г а н и з а ц и и )

( н а и м е н о в а н и е  о р г а н и з а ц и и , у т в е р д и в ш е й  п р о е к т )

5 Приемочной комиссии представлена документация, предусмот
ренная п. 7 3 СНиП 3.01.04-87.

6. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следу
ющие показатели

Показатели Единица
измерения

По проекту Фактически

Общая площадь м2
Число этажей этаж
Число секций секция
Всего квартир шт

в том числе
однокомнатных »
двухкомнатных »
трехкомнатных »
четырехкомнатных »
пятикомнатных »

Число мест или посещений место
(для школ, больниц, детских садов)
Общий строительный объем, м3
в том числе подземной части
Площадь встроенных помещений м2
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7. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной докумен
тации:

в с е го ______ тыс. руб., в том числе, строительно-монтажных ра
бот ____________ тыс. руб.

8. На объекте выполнены работы по установке оборудования, пре
дусмотренного проектом, произведено его испытание и комплексное 
опробование, что обеспечивает пожарную безопасность и взрывобе- 
зопасность объекта.

9. Наружные коммуникации, инженерные сооружения обеспечива
ют нормальную эксплуатацию, смонтированы, испытаны и приняты го
родскими эксплуатационными организациями по актам (справкам) о 
приемке.

водоснабжения от « » 200 ___ г. №

канализации о т « » 200 ___ г. №

газоснабжения от « » 200 г. №

теплоснабжения от « » 200 ___ г. №

электроснабжения от « » 200 ___ г №

теплового пункта от « » 200 ___ г. №

дренажей от « » 200 г. №

наружного освещения от « » 200 ____ Г N2

телефонизации от « » 200 ____ Г N2

радиофикации от « » 200 ___ г. №

телевидения от « » 200 ___ г. №

о д е о т « _ » 200 ___ г. №

водостоков от « » 200 ___ г. №

коллекторов от « » 200 ___ г. №

10. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъезд
ных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных пло
щадок, отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены (если 
перенос осуществляется в соответствии с п. 1 8 СНиП 3 01 04-87):

Виды работ Объем работ Срок выполнения
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Решение приемочной комиссии

( н а и м е н о в а н и е  о б ъ е к т а )

СЧИТАТЬ сооруженным в соответствии с утвержденным проектом, 
ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и ГОТОВЫМ для предъявления 
Государственной приемке

Приложения к акту:

2

Председатель приемочной комиссии 

Члены приемочной комиссии1_________

( п о д п и с ь )

( п о д п и с и )

Руководитель Государственной приемки__________

( н а и м е н о в а н и е  о р г а н и з а ц и и , ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о )  

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

( п о д п и с ь )

М.П.
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ИЗМЕНЕНИЕ № 1, ВНЕСЕННОЕ В СНиП 3.01.04-87

Постановлением Госстроя СССР от 18 ноября 1987 г. № 272 утвер
ждено и с 1 января 1988 г. введено в действие разработанное и пред
ставленное Управлением стандартизации и технических норм в строи
тельстве Госстроя СССР изменение № 1 СНиП 3.01.04-87 «Приемка в 
эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные поло
жения», утвержденного постановлением Госстроя СССР от 21 апреля 
1987 г. № 84.

Пункт 3.2. Первый абзац дополнить фразой. «При приемке в экс
плуатацию объектов жилищно-гражданского назначения в состав ра
бочих комиссий включаются архитекторы —  авторы проектов (замес
тители председателя).»

В пункте 4.14 вместо слов «генерального проектировщика» запи
сать слова «архитектора —  автора проекта».

Пункт 4.15. Последний абзац дополнить фразой. «Заместителем 
председателя государственной приемочной комиссии назначается ар
хитектор —  автор проекта».

Вместо раздела 7 СНиП 3.01 04 -87 поместить раздел следующего 
содержания:

«7. Особые условия приемки в эксплуатацию объектов жилищно
гражданского назначения, осуществляемой государственной приемкой».

7.1. Законченные строительством объекты жилищно-гражданско
го назначения до предъявления их Государственной приемке принима
ются приемочными комиссиями, назначаемыми заказчиком.

7.2. Состав приемочных комиссий назначается в соответствии с 
пунктом 4.14 настоящего СНиП (без представителей органов государ
ственного архитектурно-строительного контроля). Председателем при
емочной комиссии назначается представитель заказчика (застройщи
ка), а его заместителем —  архитектор —  автор проекта.

Приемка объектов приемочными комиссиями производится при их 
полной готовности в соответствии с утвержденными проектами.

7.3. Заказчик и генеральный подрядчик предъявляют приемочным 
комиссиям документацию, перечисленную в п. 4.17 СНиП 3.01.04-87 
(кроме акта о приемке в эксплуатацию зданий, сооружений и помеще
ний, указанных в п. 1.6 настоящего СНиП, справок об устранении недо
делок и фактической стоимости строительства).

Акты о приемке зданий, сооружений, смонтированного оборудова
ния и сводные материалы о готовности объекта составляются при
емочными комиссиями.

7.4. Приемка объектов приемочными комиссиями оформляется 
актом, составленным по форме, приведенной в обязательном приложе
нии 9.
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7.5. Законченные строительством объекты после приемки их при
емочными комиссиями в 5-дневный срок предъявляются заказчиком 
совместно с генеральным подрядчиком Государственной приемке.

7.6. Объекты, принятые Государственной приемкой, подлежат вклю
чению в государственную отчетность после утверждения акта о прием
ке их в эксплуатацию исполкомом местного Совета народных депута
тов Акт приемки объекта должен быть утвержден не позднее 7 дней 
после его подписания Государственной приемкой. Объекты, по кото
рым акты не утвер^кдены в установленные сроки, считаются не приня
тыми и по ним назначается повторная приемка.

7.7. Датой ввода в эксплуатацию объекта, принимаемого Государ
ственной приемкой, считается дата утверждения акта исполкомом ме
стного Совета народных депутатов».

Раздел 7 СНиП 3.01 04-87 считать разделом 8, а пп. 7.1 и 7.2 соот
ветственно 8.1 и 8.2.

Дополнить СНиП 3.01.04-87 приложением 9.
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ВНИМАНИЕ!

Письмом Госстроя России от 15 апреля 2003 г.
№ НК-2268/23 сообщается следующее.

Официальными изданиями Госстроя России, распрост
раняемыми через розничную сеть на бумажном носителе и 
имеющими на обложке издания соответствующий гологра
фический знак, являются

справочно-информационные издания. «Информацион
ный бюллетень о нормативной, методической и типовой про
ектной документации» и Перечень «Нормативные и методи
ческие документы по строительству», издаваемые государ
ственным унитарным предприятием «Центр проектной про
дукции в строительстве» (ГУП ЦПП), а также научно-техни
ческий, производственный иллюстрированный журнал «Бюл
летень строительной техники» издательства «БСТ», в которых 
публикуется информация о введении в действие, изменении 
и отмене федеральных и территориальных нормативных до
кументов,

нормативная и методическая документация, утвержден
ная, согласованная, одобренная или введенная в действие 
Госстроем России, издаваемая ГУП ЦПП.
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