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D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ U5UA ОТДЕЛКА

фундаменты -  сборные бетонные блоки 
по ГОСТ 13579-78 , типоразмеров -  6 ; 
вариант-монолитные бетонные, бетон 
класса ВЮ

Колонны навеса -  индивидуальные 
стальные из I  20KI по ГОСТ 26020-83

Прогоны -  индивидуальные стальные 
из И 18П по ГОСТ 8240-72

Валки -  индивидуальные стальные 
из I 30Б1 по ГОСТ 26020-83

Стены -  кирпичные

Покрытие -  сборные железобетонные плиты 
по ГОСТ 2 2 7 0 1 .1 -7 7 , типоразмеров -  I ;  
по ГОСТ 2 2 7 0 1 .2 -7 7 , типоразмеров -  I ;  
профили стальные оцинкованные 
по ГОСТ 2405-88

Кровля -  рулонная 4 -х  елоИная из рубе
роида мар«и РМ-350 по ГОСТ 10923-82

Утеплитель -  пенобетон У= 600 кг/мЗ

Лестницы -  стальные по серии 
1 .4 5 0 .3 -6 ,  вып.0 - 1 , 3 , типоразмеров -  I

Полы -  асфальтобетонные кислотоупорные 
иск ро недающие

Окна -  деревянные по ГОСТ I I2 I4 -8 6 , 
типоразмеров -  I

Ворота -  противопожарные искронедающие 
по серии 2 .4 3 5 -6 , вып.З, типоразмеров -  I ;  
индивидуальные решетчатые, типоразмеров -  I

Наибольшая масса монтажного элемента 
(плита покрытия) -  3 ,2 т

J30D НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 0 .2 3  кПа
ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ "  23 к гс /м 2

R2C0 СТЕПЕНЬ ОГШСГОЙКОСГИ -  первая

NIBD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО
ВОЗДУХА -  минус 30°С

НАРУЖНАЯ

Кирпичная кладка с  расшивкой швов 

ВНУТРЕННЯЯ

Затирка, окраска силикатной краской 

СЗСА ИНКЕ1ЕРН0Е ОБОРУДОВАНИЕ

Вентиляция -  естественная ПрИТОЧНО- 
ВЫТЯЖНая

Электроснабжение -  от сетей  напряже
нием 380/220В

Электроосвещение -  лампами накаливания

Слаботочные устр ой ства  -  телефонная 
св я зь , пожарная сигнализация

J3WD НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ _  I T0 n l t a

ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА ~ 100 к гс /м 2

C2DD КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОДРАЙОН СССР -  IIB

С2ЕЕ ИШЕПЕИЮ-ГЕСЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ -  
-  обычные

G3DT ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Хранилище взрывчатых материалов предш .зтчен о для приема, хранения и выдачи 
взрывчатых веществ и средств инициирования

Механизация погрузочно-разгрузочных работ осущ ествляется эл ек тр о - и автоп огр уз
чиками, доцущенньми Г осгор тех тд эор ом  СССР к постоянному применению,ручньми тележ
ками

ЦИТП S4 70105
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V1MA ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ

G3DB

Код

Тхложвя проекция документация

Всего

Удошше пох»зжт»лм

Нвимееовавне показателей ЯЛ 1 М*
7<5щ«Я 9ЮПВШ 

■а 1 м*
сгроапепмкж

объема

И И
рясчегщую 

> епямцу ,Ms i r
Примечание

X«
X* V Ф v to 5 ь В

i f
S К ОаС

I
I !

Е динив мопщ осш
Т ЕА05 I

f i l l !

в натуральном выражении ^ EAQ7 I

в  оптовы х пенах, ти с руб EAOS

Н

1 1

М ощность ЕД06 24

i l l !

в  натуральном выражении ЕД09 24

в  оптовы х цепях, тыс. руб. НДЮ

G30C

G30B

G3NB

з|
и  aIf 1

— « ЭАСТрОЙКК ХП01 17 6 ,2 4 7 ,3 4

— об щ и ХП02 127 ,68 5 ,3 2

• ТОМ 
числе

подземной части ХЛОЗ

встроенных (бы товы х) помещений ХЛ09

I s

— обпий ХБ01 3 6 2 ,5 1 5 ,1

в том 
числе

подземной части ХБ02

встроенных (бы товы х) помещений ХБОЗ

V1IB 

VIIL Ji
об щ и сан 2 2 ,2 9 928 ,75

• том 
числе

—« строительно-монтажных работ СС02 2 1 ,8 0 1 7 0 .7 4

VIIO

VUF

6 0 .1 4
—« оборудования ССОЗ 0 ,4 9

об щ и  с  учетом условной привязки СС10

||
в о р м ш ш  трудоемкость, чел.-ч Трое 2640 Н О

I I трупом траты достроечные» чея.-ч ТР06 2018
15 .81
-5 .57 8 4 ,0 8 92569

V1KB

м ^  jj

всего РЦ01 4 2 ,76 3 34 ,9 Г781 ,67 I96I4S8
приведенный к М400 РЦ02 3 9 ,8 4 312 ,03 1660 ,0 1827523
в том числе не индустриальные изделия РЦОЗ 2 4 ,1 9 189 ,46 1007,9 I I 09633

%

всего РС0\ 9 ,02 70 ,65 375 ,83 413761
приведенная к классу А-1 н СтЗ РС02 9 ,4 73 ,62 391 ,67 43II93

«53 В * том числе ш индустриальные иэделяя РСОЗ 8 ,3 4 6 5 ,32 3 4 7 ,5 382569
всего РБ01 1 2 1 ,0 0 ,9 4 8 5 ,0 4 5550

I I

S

1т
монолитный РБ02 8 ,5 0 ,0 6 7 0 ,3 5 390
сборный тяжелый РБ04 1 1 2 ,5 0 ,8 8 4 ,6 9 5161

i

сборный легкий РБ05

li
всего РЛО! 2 ,2 7 0 ,0 1 8 0 ,0 9 104

3
к приведенные к круглому лесу РЛ02 3 ,5 3 0 ,028 0 ,1 5 165
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Наименование показателей Код

Типовая проектная документация

ПримечитеВсего

Удельные показатели

ш  м*
эбщей площади 

не I м*
строктепшого

объема

на
расчетную
единицу

на
1 млн. руб. 

СИР

ль
о
ок
2
фо«
«аа
фь«0
£

Кирпич, тыс. ил. РК01 20,67 0,162 0,86 948
Стекло строительное, м* РД01 18,09 0,142 0,75 830
Асбестоцемент, м* РД02

Рулонные кровельные и гидроизоляционные материа
лы, м* РГОЗ 416,07 3,26 17,34 19086

Трубы пластмассовые
м РД04

т РД05

Трубы стеклянные, м РДОб

п ■ — « Канализационные стоки, расчетный, м*/сут. ЭК01

ч
(

и_  7»
3  £
з i

£  з

38
расчетный, м*/ч ЭГ01

0+
годовой, мэ ЭГ02

_____ Расход электроэнергии, годовой, МВг-ч
(удельные показатели, кВг-ч) ПС08

------- Потребная электрическая мощность, кВт ЭМ01 1,2
—  i Продолжительность строительства, мес. 11С01 3,0

V IU

V1U

V1LL

V1IJC

V1GB

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Сметная докумоитадяя составлена в нормах it ценах 1984г.
Расчетный показатель -1т емкости хранилища. Расчетных единиц - 24 

Б7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМИ1ТАЦИИ
Альбом I ПЗ Общая пояснительная записка Альбом 3 АР Архитектурные решения( из TII 705-3-28.88)
Альбом 2 ТХ Технология производства 

ЭО Электрическое освещение 
ЭГ Молпие защита здашш 
ОВ Вентиляция 
СС Связь и сигнализация

КЖ Конструкции железобетотто 
КМ Конструкции металлические 
АРИ, КЖИ Строительные изделия 

Альбом 4 С Сметная документация
ВМ Ведомости потребности в материалах 
СО Спецификации оборудования

Обьем проектных материалов, приведешшх к формату А4,-424 форматки

В7ВА а в т о р  ПРОЕКТА Ккгиироруда, 310058, Харьков-58, ул.Р.Роллана,12

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ

В7КА ПОСТАВЩИК

Утвервдэи Минчерметом СССР, приказ от 30.11.87 № 1082 
Введен в действие Минчерметом СССР, приказ от 12.04.89 # 2X3 
Срок действия типового проекта-1995г.

АШШ Укртиппроект , 252057, Киев-57, ул.ЭЛ1отье,12

Иив.№ Катал.л.№ 062931
П о д п и с а н о  и ц г ч п ' 1 1 . ) 2 . 0 9 .  }> I . 1и|»аж 7 3 2 0  л и л .  З а к а л  N 3 3 0 1 .  ЛИИ IHU И

Типовой проект 705-3-29.88

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294831/4294831149.htm

