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М А А  ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Типовые проектные решения выпущены с целые создания современных унифицирован
ных технических решений (принципиальных схем)» а также новых типовых НКУ (блоков 
управления, защиты, автоматики).

Работа выпущена взамен утратившей силу типовой работы ГНИ Элекхропроект Л Т- П О  
(корректировка 1975 г.), распространявшейся непосредственно институтом Эхектропроект.

Материалы работы предназначены для проектирования подстанций 35-II0/6-I0 кВ 
промпредприяяий о упрощенной охемой соединений на стороне ВН (отделители, короткоза- 
мыкатели, неавтоматическая перемычка со стороны М )  и выключателями о электромагнит
ным приводом на стороне 6-10 кВ, к которым могут быть подключены само запускающиеся 
синхронные и асинхронные электродвигатели.

Примененный в работе смешанный оперативный ток (переменный - для трансформато
ров, вводных ж секционных выключателей, выпрямленный - для отходящих линий) преду
сматривается для случая отсутствия на стороне ВН подстанции трансформаторов напря
жения или для случая, когда из-за необеспеченности надежной работы не может быть при
менен комбинированный блок питания: блох тока ШГ-1002 на стороне ВН я блок стаби
лизированного напряжения БПНС-2 на стороне НН (например, при относительно небольшой 
мощности системы, недостаточном уровне токов к.з., применении реахтирования в т.д.).

Приведенные в работе принципиальные схемы выполнены о учетом привязки их к ти
повой работе института Энергосетьпроект Л 9907тм-1 (407-03-277) и к новым охемам 
вспомогательных цепей КРУ серии 5ВБ 350... (BME.30I34I...) ПО Запороягрансфорнатор.

В составе работы выполнено задание заводу-изготовителю на типовые НКУ, содер
жащее следующие блоки: ЕУ-609-84, БЗ-620-84, БЗ-621/1.2-84, БД-616-84, БД-630-84, 
БД-631-84, ЕВ-633-84.
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Альбом I - Пояснительная записка. Принципиальные схемы. Типовые НКУ. 

Объём проектных материалов, приведенных к формату А4 - 156 форматок.
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