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DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Работа содержит схемы управления, автоматики, сигнализации и защиты 

автотрансформаторов 220 кВ подстанций со схемой "четырехугольник". Схемы 
управления и автоматики выполнены для воздушных выключателей 110-220 кВ и 
масляных выключателей 6-220 кВ с пневматическими, электромагнитными и пру
жинными приводами. Дифференциальная защита автотрансформатора выполнена с 
применением полупроводникового устройства типа ДЗТ-21.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Работа предназначается для использования при конкретном проектировании 

и является заданием заводам для разработки низковольтных комплектных 
устройств (НКУ).

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Альбом I. Управление, автоматика и сигнализация 
Альбом П. Защита
Альбом Ш. Типовые НКУ автоматики и защиты.
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 484 форютки.
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http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnoj-vorotnik.html
http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294852/4294852340.htm

