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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Работа содержит схемы управления, автоматики и сигнализации линий НО-220 кВ с односторонним и двусторонним питанием, отходящих от сборных шин подстанций 110-220 кВ.Схемы разработаны с применением следующих видов трехфазного однократного АПВ линий с двусторонним питанием:
- несинхронного АПВ и АПВ с проверкой синхронизма.
- АПВ без контроля синхронизмаи с применением двукратного АПВ линий с односторонним питанием.В работе выполнены также схемы управления, автоматики и сигнализации обходного выключателя (OB) I10-220 кВ.Схемы управления, автоматики и сигнализации линий и ОВ разработаны для следующих видов выключателей 110-220 кВ:
- масляных с электромагнитным, пневматическим и пружинным приводом
- воздушныхВ работе приведены также схемы низковольтных комплектных устройотв (НКУ) автоматики и вспомогательных, которые являются заданием щитоотрои- тельного завода.

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Альбом I. Схемы управления, автоматики и сигнализации линий 110-220 кВ и обходного выключателя.
Альбом П. НКУ автоматики и вспомогательные.
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4. - 528 форматок.
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